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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 บทนํา 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนของบริษทั เก็คโค่-วนั จาํกดั ไดรั้บคดัเลือกจากกระทรวง

พลงังานให้เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ เพื่อจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ภายในปี พ.ศ.2554 ตั้งอยูภ่ายในบริเวณโรงไฟฟ้าท่ีดาํเนินการในปัจจุบนัของบริษทั โกลว ์เอสพีพี 3 จาํกดั 

(โรงไฟฟ้าเดิม) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง มีพื้นท่ีประมาณ 85 ไร่ 

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พื้นท่ีส่วนแรกเป็นพื้นท่ีส่วนการผลิตและส่วนระบบเสริมการผลิตมีขนาดประมาณ 

35 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นท่ีว่างภายในโรงไฟฟ้าเดิม สาํหรับพื้นท่ีส่วนท่ีสองเป็นพื้นท่ีลานกองถ่านหินมีขนาด

พื้นท่ี 50 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโรงไฟฟ้าเดิม โครงการมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 700 เมกะวตัต ์

โดยจะจดัจาํหน่ายให้กบั กฟผ. ตามสัญญา 660 เมกะวตัต์ และไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือ 40 เมกะวตัต์ จะใช้

ภายในโครงการ ทั้งน้ี โครงการใชส้าธารณูปโภค-สาธารณูปการ และส่วนเสริมการผลิตบางส่วนร่วมกบั

โรงไฟฟ้าเดิม โดยเป็นการซ้ือหรือเช่าจากผูรั้บผิดชอบดาํเนินการโรงไฟฟ้าเดิม ทั้งน้ีโครงการไดผ้่าน 

การพิจารณาเห็นชอบจากสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามหนงัสือเลขท่ี 

ทส 1009.7/4017 ลงวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2551 และไดเ้ร่ิมดาํเนินการก่อสร้างเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551  

 ต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกาํหนดใหโ้ครงการหรือกิจการท่ีคาดว่า

อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรงทั้งทางคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตอ้งจดัทาํ

รายงานการวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ และจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมทั้งองคก์รอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดาํเนินการ ทั้งน้ี 

เพื่อให้สอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 โดยบริษทั เก็คโค่-วนั จาํกดั ไดรั้บ

ความเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพสาํหรับโครงการหรือกิจการท่ีคาดว่า

อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจาก

สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามหนงัสือเลขท่ี ทส 1009.7/7596  
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ลงวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2554 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนของบริษทั เกค็โค่-วนั จาํกดั ไดเ้ปิดดาํเนินการและผลิต

ไฟฟ้าจ่ายเขา้ระบบหรือโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2555 

เป็นตน้มา ต่อมาบริษทั เกค็โค่-วนั จาํกดั ไดข้อเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามหนงัสือเลขท่ี ทส 1010.7/2521 

ลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2564 เป็นการขอเปล่ียนแปลงระบบการจดัการเถา้หนกั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

กระบวนการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสม รายละเอียดการพิจารณาเห็นชอบรายงานของโครงการ  

ดงัแสดงในตารางท่ี 1.1-1 

ดงันั้น บริษทั เก็คโค่-วนั จาํกดั จึงมอบหมายใหบ้ริษทั ซีคอท จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปรึกษา

ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดาํเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และเสนอผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งรวบรวมและตรวจสอบขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มตามมาตรการกาํหนด 

ดงัภาคผนวก ก เพื่อจดัทาํรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เสนอต่อสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมธุรกิจพลงังาน 

สาํนกังานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง สาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัระยอง โดยรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฉบบัน้ี เป็นการรายงาน

ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มในระยะดาํเนินการ (สาํหรับโครงการหรือกิจการท่ีคาดว่าอาจมีผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง 

ทั้งทางคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ) ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2565 
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ตารางที ่1.1-1  ความเป็นมาและการจัดทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

และ/หรือรายงานการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 700 เมกะวตัต์ บริษัท เกค็โค่-วนั จํากดั  

ความเป็นมา การจัดทํารายงาน EIA หมายเหตุ 

1. การไดรั้บความเห็นชอบ 
ในรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
คร้ังท่ี 1 จาก สผ. เม่ือปี  
พ.ศ.2551 

โครงการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และไดรั้บความเห็นชอบจาก สผ. 
ตามหนังสือท่ี ทส 1009.7/4017 ลงวนัท่ี 29 
พฤษภาคม พ.ศ.2551 

- 

2. การก่อสร้างโครงการ เม่ือ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551 

โครงการเร่ิมดาํเนินการก่อสร้างโครงการ เม่ือ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551 

เร่ิมดาํเนินการก่อสร้างโครงการ 

3. การเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการ คร้ังท่ี 1 ในปี  
พ.ศ.2552 

โครงการจัดทํารายงานการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบ
จาก  สผ .  ตามหนังสือท่ี  ทส  1009.7/6806  
ลงวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ.2552 

เป็นการขอเปล่ียนแปลงตาํแหน่งบ่อพกันํ้ าชะ 
ลานกองถ่านหินใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี
และสอดคลอ้งตามหลกัวศิวกรรม 

4. การจดัทาํรายงานการวเิคราะห์
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและ
สุขภาพสาํหรับโครงการ
หรือกิจการท่ีคาดวา่อาจมี
ผลกระทบต่อชุมชนอยา่ง
รุนแรงทั้งทางคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากร-
ธรรมชาติและสุขภาพ  
เม่ือปี พ.ศ.2554 

โครงการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์คุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพสําหรับโครงการหรือ
กิจการท่ีคาดว่าอาจมีผลกระทบต่อชุมชนอยา่ง
รุนแรงทั้งทางคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากร-
ธรรมชาติและสุขภาพ และไดรั้บความเห็นชอบ
จาก สผ. ตามหนังสือเลขท่ี ทส 1009.7/7596 
ลงวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2554 

สืบเน่ืองจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมกาํหนดให้โครงการหรือ
กิจการท่ีคาดว่าอาจมีผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั้ งทางคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตอ้งจดัทาํ
รายงานการวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพ และจดัให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้ง องคก์รอิสระให้ความเห็น
ประกอบก่อนมีการดาํเนินการ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2550 ซ่ึงโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 
700 เมกะวตัต์ ของบริษทั เก็คโค่-วนั จาํกดั 
เขา้ข่ายโครงการดงักล่าว 

5. โครงการเร่ิมเปิดดาํเนินการ
และผลิตไฟฟ้าจ่ายเขา้ระบบ 
ของ กฟผ. เม่ือปี พ.ศ.2555 

- โครงการเปิดดาํเนินการและผลิตไฟฟ้าจ่าย
เขา้ระบบหรือโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งวนัท่ี 26 กรกฎาคม 
พ.ศ.2555 

6. การเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการ ในปี พ.ศ.2564 

โครงการจัดทํารายงานการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบ
จาก  สผ .  ตามหนังสือท่ี  ทส  1010.7/2521  
ลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2564 

เป็นการขอเปล่ียนแปลงระบบการจัดการ 
เถา้หนกั เพื่อให้สอดคลอ้งกบักระบวนการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสม 
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1.2 ขอบเขตการดาํเนินงาน  

1.2.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (สาํหรับโครงการหรือกิจการ

ท่ีคาดว่าอาจมีผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรงทั้งทางคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ) 

ของบริษทั เกค็โค่-วนั จาํกดั ประกอบดว้ยมาตรการดงัน้ี 

(1) ดา้นมาตรการทัว่ไป 

(2) ดา้นทรัพยากรกายภาพ ประกอบดว้ย 

- คุณภาพอากาศ 

- ระดบัเสียง 

- คุณภาพนํ้า 

- ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล 

(3) ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ประกอบดว้ย 

- การใชน้ํ้ า 

- การคมนาคมขนส่ง 

- การจดัการกากของเสีย 

(4) ดา้นคุณค่าคุณภาพชีวิต ประกอบดว้ย 

- เศรษฐกิจ-สงัคม 

- สุนทรียภาพ 

- อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

- สาธารณสุข 

1.2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

ดาํเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (สาํหรับโครงการหรือกิจการท่ีคาดว่าอาจมี

ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ) ประจาํปี  

พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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(1) การตรวจวดัความเร็วและทิศทางลม ดาํเนินการตรวจวดับริเวณโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบลมาบตาพุด, วดัตากวนคงคาราม (ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่), วดัมาบชลูด, วดัหนองแฟบ-

ทกัขิณาราม (ชุมชนหนองแฟบ), วดัซอยคีรี (ชุมชนซอยคีรี), โรงเรียนบา้นเขาห้วยมะหาด (ชุมชนภูดร

หว้ยมะหาด) และเพิ่มเติมการตรวจวดับริเวณสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามเง่ือนไขแนบทา้ย

ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า จากคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน โดยดาํเนินการปีละ 2 คร้ัง เป็นเวลา 7 วนั

ต่อเน่ือง 

(2) การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวม (TSP), ฝุ่ นละอองขนาด

ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ (NO2) และก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ปีละ 

2 คร้ัง เป็นเวลา 7 วนัต่อเน่ือง โดยมีจุดตรวจวดั 6 บริเวณ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลมาบตาพุด,  

วดัตากวนคงคาราม (ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่), วดัมาบชลูด, วดัหนองแฟบทกัขิณาราม (ชุมชนหนองแฟบ), 

วดัซอยคีรี (ชุมชนซอยคีรี) และโรงเรียนบา้นเขาหว้ยมะหาด (ชุมชนภูดรหว้ยมะหาด) และเพิ่มเติมการตรวจวดั

บริเวณสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ ตามเง่ือนไขแนบทา้ยใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากคณะกรรมการ

กาํกบักิจการพลงังาน รวมทั้งตรวจวดัโลหะหนกั (สารหนู, แคดเมียม, ปรอทและตะกัว่) บริเวณบา้นหนองแฟบ 

ปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วนัต่อเน่ือง  

(3) การตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของโรงไฟฟ้า ดาํเนินการตรวจวดั

ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (PM), ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10), ก๊าซออกไซด์ของ

ไนโตรเจน (NOx) และก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ท่ีระบายจากปล่อง PC Boiler จาํนวน 2 คร้ังต่อปี 

และตรวจวดัโลหะหนกั ไดแ้ก่ สารหนู, แคดเมียม, ปรอท และตะกัว่ ท่ีระบายจากปล่อง PC Boiler จาํนวน 

4 คร้ังต่อปี (เพิ่มเติมจากมาตรการฯ กาํหนด 2 คร้ังต่อปี เป็น 4 คร้ังต่อปี ตามเง่ือนไขแนบทา้ยใบอนุญาต

ผลิตไฟฟ้า) และประเมินการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) โดยวิธีของ United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) จากปล่องระบายอากาศ ปีละ 2 คร้ัง 

(4) การตรวจวดัองคป์ระกอบของถ่านหินท่ีนาํมาใชใ้นโครงการ ไดแ้ก่ ซัลเฟอร์, เถา้, 

สารหนู, แคดเมียม, ปรอท และตะกัว่ จากตวัอยา่งถ่านหินบริเวณลานกองถ่านหิน ปีละ 4 คร้ัง (โรงไฟฟ้า

เกบ็เพิ่มเติมจากมาตรการฯ กาํหนด จาก 2 คร้ังต่อปี เป็น 4 คร้ังต่อปี) 
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(5) การตรวจวดัระดบัเสียงในชุมชน ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq(24)) และ

ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 (L90) โดยดาํเนินการตรวจวดั 2 บริเวณ ไดแ้ก่ บริเวณริมร้ัวหนา้โรงไฟฟ้าเดิม 

และบา้นหนองแฟบ ปีละ 4 คร้ัง คร้ังละ 5 วนัต่อเน่ือง 

(6) การตรวจวดัระดบัเสียงภายในสถานประกอบการ ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq(8)) 

ภายในพื้นท่ีทาํงานในโรงไฟฟ้า คือ บริเวณอาคารเคร่ืองสูบนํ้ า (pumping station) อาคารหมอ้ไอนํ้ า อาคาร

ผลิตไฟฟ้า และอาคารบดถ่านหิน ปีละ 4 คร้ัง คร้ังละ 5 วนัต่อเน่ือง และบริเวณรอบอุปกรณ์ท่ีมีระดบัเสียง

เกิน 85 เดซิเบล(เอ) (จากการทาํ noise contour) ไดแ้ก่ Boiler Feed Pump Turbine A, Boiler Feed Pump 

Turbine B, Pulverizer B, Pulverizer E, PA Fan A, PA Fan B, ID Fan A, ID Fan B, FGD Air Blower และ 

Condenser โดยตรวจวดั 4 คร้ังต่อปี เป็นเวลา 3 วนัต่อเน่ือง 

(7) การตรวจวดัคุณภาพนํ้ าท้ิง ดาํเนินการตรวจวดับริเวณจุดระบายนํ้ าท้ิงก่อนระบาย 

ออกจากโครงการ (Collected Discharge Point), บ่อพกันํ้ าท้ิงของโครงการ (Holding Pond), บ่อพกันํ้ าชะจาก

ลานกองถ่านหิน, นํ้าท้ิงท่ีผา่นระบบบาํบดันํ้าชะจากลานกองถ่านหิน และนํ้ าท้ิงจากถงัปรับสภาพใหเ้ป็นกลาง

ท่ีบาํบดันํ้าเสียจากระบบ condensate polisher โดยทาํการตรวจวดัพารามิเตอร์ ดงัน้ี 

- บริเวณจุดระบายนํ้ าท้ิงก่อนระบายออกจากโครงการ (Collected Discharge Point) 

ตรวจวดัอุณหภูมิ (Temperature), ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ความเคม็ (Salinity), 

ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS), การนาํไฟฟ้า (Conductivity), ความขุ่น 

(Turbidity) และปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ทุกสัปดาห์ และตรวจวดัค่าบีโอดี 

(BOD5) และปริมาณสารแขวนลอย (SS) เดือนละ 1 คร้ัง รวมทั้ง ตรวจวดัปิโตรเลียม

ไฮโดรคาร์บอน (TPH), โลหะหนกั (สารหนู, แคดเมียม, ปรอท, ตะกัว่, ซีลีเนียม 

และเหลก็), ซลัเฟต และซลัไฟด ์ปีละ 3 คร้ัง 

- บริเวณบ่อพกันํ้ าท้ิงของโครงการ (Holding Pond) ตรวจวดัอุณหภูมิ (Temperature), 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS), บีโอดี (BOD5), 

ปริมาณสารแขวนลอย (SS) และปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) เดือนละ 1 คร้ัง 

รวมทั้ง ตรวจวดัปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (TPH) และโลหะหนกั (สารหนู, ตะกัว่, 

ปรอท, ซีลีเนียม และเหลก็) ปีละ 3 คร้ัง 
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- บริเวณนํ้ าท้ิงจากถงัปรับสภาพให้เป็นกลางท่ีบาํบดันํ้ าเสียจากระบบ condensate 

polisher ตรวจวดัความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) เดือนละ 1 คร้ัง 

- สารไฮโดรคาร์บอน และโลหะหนกั (สารหนู, ตะกัว่, ปรอท, ซีลีเนียม, เหลก็) ตรวจวดั

ปีละ 3 คร้ัง บริเวณบ่อพกันํ้าชะจากลานกองถ่านหิน ยกเวน้ นํ้าท้ิงท่ีผา่นระบบบาํบดั

นํ้ าชะ ซ่ึงจะตรวจวดัเม่ือมีการนาํนํ้ าชะจากบ่อพกันํ้ าชะมาบาํบดัก่อนระบายท้ิง

ออกสู่ภายนอก 

(8) การตรวจวดัคุณภาพนํ้ าทะเล ดาํเนินการตรวจวดันํ้ าทะเลบริเวณใกลเ้คียงจุดสูบและ

จุดปล่อยนํ้าจากโรงไฟฟ้าทุกเดือน โดยมีจุดตรวจวดั 7 สถานี ไดแ้ก่ 

- บริเวณห่างจากจุดระบายนํ้ าท้ิงของโรงไฟฟ้าประมาณ 500 เมตร 3 สถานี ไดแ้ก่ 

สถานี A, D และ O   

- บริเวณห่างจากจุดระบายนํ้ าท้ิงของโรงไฟฟ้าประมาณ 1,000 เมตร 2 สถานี ไดแ้ก่ 

สถานี B และ C  

- บริเวณใกลจุ้ดระบายนํ้าท้ิงของโรงไฟฟ้า 1 สถานี ไดแ้ก่ สถานี E 

- บริเวณใกลจุ้ดสูบนํ้าทะเลเพื่อนาํไปใชห้ล่อเยน็ 1 สถานี ไดแ้ก่ สถานี I 

 รายละเอียดของพารามิเตอร์ท่ีทาํการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 1.2-1 

(9) การตรวจวดัการปนเป้ือนของโลหะหนกั ไดแ้ก่ สารหนู, ตะกัว่, ปรอท, ซิลีเนียม, เหลก็ 

และแคดเมียม ในตะกอนดินและเน้ือเยือ่สตัวน์ํ้ า บริเวณแหล่งรองรับนํ้ าท้ิงของโครงการ ปีละ 1 คร้ัง และ

โรงไฟฟ้าไดเ้พิ่มเติมจุดตรวจวดับริเวณสถานี I ซ่ึงเป็นบริเวณใกลจุ้ดสูบนํ้ า เพื่อนาํไปใชใ้นระบบหล่อเยน็ 

เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลการปนเป้ือนก่อนและหลงัการใชง้านของโครงการ ปีละ 1 คร้ัง  

(10) การตรวจวดัปริมาณ ชนิด ความหลากหลาย และความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช,  

แพลงกต์อนสัตว ์และสัตวห์นา้ดิน จาํนวน 6 สถานี ไดแ้ก่ สถานี A, D และ O (ห่างจากจุดระบายนํ้ าท้ิง 

500 เมตร) สถานี B และ C (ห่างจากจุดระบายนํ้ าท้ิง 1,000 เมตร) และสถานี I (บริเวณใกลจุ้ดสูบนํ้ าทะเล

เพื่อนาํไปหล่อเยน็) ปีละ 3 คร้ัง  
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(11) การตรวจวดัปริมาณไข่และตวัอ่อนของสัตวน์ํ้ า ดาํเนินการตรวจวดัจาํนวน 2 สถานี 

ไดแ้ก่ สถานี B (ห่างจากจุดระบายนํ้ าท้ิง 1,000 เมตร) และสถานี I (บริเวณใกลจุ้ดสูบนํ้ าทะเลเพื่อนาํไป

หล่อเยน็) ปีละ 3 คร้ัง  

(12) การเก็บรวบรวมขอ้มูลปริมาณ ชนิด การขนส่งและการจดัการกากของเสียท่ีเกิดจาก

การดาํเนินโครงการ ตลอดระยะเวลาดาํเนินการต่อเน่ืองทุกเดือน และรวบรวมสถิติการเกิดอุบติัเหตุจาก

การขนส่งวตัถุดิบ สารเคมี และกากของเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการ ปีละ 2 คร้ัง 

(13) การตรวจวดัค่าความร้อนภายในสถานประกอบการ 2 บริเวณ ไดแ้ก่ อาคารหมอ้ไอนํ้ า 

และ Stream Turbine ปีละ 4 คร้ัง 

(14) การตรวจวดัค่าความเข้มของแสงสว่างภายในสถานประกอบการ บริเวณพื้นท่ี 

ส่วนการผลิต และอาคารซ่อมบาํรุง ปีละ 4 คร้ัง 

(15) การตรวจวดัฝุ่ นละออง (Total Dust) บริเวณทิศเหนือของลานกองถ่านหินและทิศใต้

ของลานกองถ่านหิน ปีละ 4 คร้ัง 

(16) การเกบ็รวบรวมผลการตรวจสุขภาพพนกังาน และสถิติภาวะการเจบ็ป่วย ปีละ 1 คร้ัง 

(17) การเก็บรวบรวมสถิติอุบติัเหตุและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัโครงการ อตัราการใช้

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลของพนักงาน และแผนปฏิบติัการฉุกเฉิน รวมทั้งอุปกรณ์สําหรับ 

ใชใ้นการแกไ้ข เม่ือเกิดการร่ัวไหลของสารเคมี ปีละ 2 คร้ัง 

(18) การเกบ็รวบรวมบนัทึกรายงานการฝึกซอ้มแผนฉุกเฉิน ปีละ 1 คร้ัง 

(19) สุขภาพและสาธารณสุข 

รวบรวมขอ้มูลการเจ็บป่วยดว้ยโรคต่างๆ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคผวิหนงั 

เป็นตน้ จากสถานบริการสาธารณสุขของประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณพื้นท่ีชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ ตลอด

ระยะเวลาดาํเนินโครงการ ปีละ 1 คร้ัง และรวบรวมสถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการเดินทางมาปฏิบติังาน

ของพนกังาน รวมทั้งรวบรวมรายงานการสนบัสนุนการอบรมและการเผยแพร่ขอ้มูลการใชส้ารเคมี และ

เอกสารแสดงคุณสมบติัของสารเคมีต่อชุมชน และรายงานการจดัหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี ปีละ 2 คร้ัง 
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(20) เศรษฐกิจและสงัคม 

- รวบรวมขอ้มูลบันทึกปัญหา/ข้อร้องเรียนจากชุมชน/การแก้ไขปัญหาและ 

ผลท่ีได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินโครงการ และการสํารวจ 

สภาพสงัคม-เศรษฐกิจและการสาํรวจความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า 

จาํนวน 3 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนหนองแฟบ, ชุมชนวดัโสภณ และชุมชนมาบชลูด 

และเพิ่มเติมการสํารวจบริเวณชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง เน่ืองจากเป็นชุมชน 

ท่ีแยกออกมาจากชุมชนมาบชลูด พร้อมทั้งสาํรวจความคิดเห็นของผูน้าํชุมชน 

และตวัแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ปีละ 1 คร้ัง  

- รวบรวมกิจกรรมมวลชนสมัพนัธ์ และการจา้งงานประชากรในพ้ืนท่ี ปีละ 2 คร้ัง 

แผนการดาํเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (สาํหรับโครงการหรือกิจการท่ี

คาดวา่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรงทั้งทางคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ) 

ในระยะดาํเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2565 ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 

700 เมกะวตัต ์บริษทั เกค็โค่-วนั จาํกดั ดงัแสดงในตารางท่ี 1.2-1 
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11-18 

11-18 

ตารางที ่1.2-1  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 700 เมกะวตัต์ บริษัท เกค็โค่-วนั จํากดั 
 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดตรวจวดั ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพอากาศ              

1.1 TSP 
1.2 PM-10 
1.3 SO2 
1.4 NO2 
1.5 ความเร็วและ 

ทิศทางลม (WS/WD) 
(7 วนัต่อเน่ือง ปีละ 2 คร้ัง) 

- โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตาํบลมาบตาพดุ 

- สาํนกังานนิคม  
อุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

- วดัตากวนคงคาราม   
- วดัมาบชลูด 
- วดัหนองแฟบทกัขิณาราม 
- วดัซอยคีรี 
- โรงเรียนบา้นเขาหว้ย
มะหาด 

            
          

1.6 โลหะหนกั 
            - As, Cd, Hg, Pb 
(7 วนัต่อเน่ือง ปีละ 2 คร้ัง) 

- วดัหนองแฟบทกัขิณาราม             

2. คุณภาพอากาศจาก 
ปล่องระบายอากาศ 
2.1  NOx, SO2, PM,  

PM-10, VOCs  
            (ปีละ 2 คร้ัง) 

 
 

- PC Boiler 

  
 
 
 
 

      
 

    

 11          

2.2  โลหะหนกั  
(As, Cd, Hg, Pb)  

       (ปีละ 4 คร้ัง)   

   11   7       

3. คุณภาพของถ่านหิน 
- S, Ash, As, Cd, Hg, Pb 

(ปีละ 4 คร้ัง) 

 
- ลานกองถ่านหิน 

  
 

 
3 

  
23 

 
  

     
    

4. ระดบัเสียง              
4.1 ระดบัเสียงเฉล่ีย 24  - ริมร้ัวหนา้โรงไฟฟ้าเดิม   11-   17-       
      ชัว่โมง (Leq(24)) 
4.2 ระดบัเสียง 

เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 
(L90) 

(5 วนัต่อเน่ือง ปีละ 4 คร้ัง) 

- บา้นหนองแฟบ   16   22       
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ตารางที ่1.2-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 700 เมกะวตัต์ บริษัท เกค็โค่-วนั จํากดั 
 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 (ต่อ)                                                    

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดตรวจวดั ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

5. คุณภาพนํา้ทิง้               
5.1 BOD5, SS, 

Temperature, pH, 
TDS, DO  
(เดือนละ 1 คร้ัง) 

- บ่อพกันํ้าท้ิงของโครงการ 12 17 18 22 18 15       

5.2 Hydrocarbon, As, 
Pb, Hg, Se, Fe 
(ปีละ 3 คร้ัง) 

- บ่อพกันํ้าท้ิงของโครงการ 
- บ่อพกันํ้าชะจากลานกอง
ถ่านหิน 

- นํ้าท้ิงท่ีผา่นระบบบาํบดั 
นํ้าชะจากลานกองถ่านหิน 

12    18  
 

      

5.3 Temperature,  
pH, Salinity, TDS, 
Conductivity, 
Turbidity, DO 
(สปัดาห์ละ 1 คร้ัง) 

- จุดระบายนํ้าท้ิงก่อนระบาย
ออกจากโครงการ 

 

5, 
12, 
18, 
26 

2, 
9, 

17, 
23 

2, 
9, 

16, 
23, 
30 

4, 
11, 
22, 
27 

6, 
11, 
18, 
25 

1, 
8, 

15, 
22, 
29 

      

5.4 BOD5 และ SS 
(เดือนละ 1 คร้ัง) 

- จุดระบายนํ้าท้ิงก่อนระบาย
ออกจากโครงการ 

12 17 16 22 18 15       

5.5 Hydrocarbon, As, 
Cd, Pb, Hg, Se, 
ซลัเฟต และซลัไฟด ์ 
(ปีละ 3 คร้ัง) 

- จุดระบายนํ้าท้ิงก่อนระบาย
ออกจากโครงการ 

 

12    18        

5.6 pH, TDS  
(เดือนละ 1 คร้ัง) 

- นํ้าท้ิงจากถงัปรับสภาพ 
ใหเ้ป็นกลางท่ีบาํบดันํ้าเสีย
จากระบบ condensate 
polisher  

18 8 30 23 18 1       

6. นํา้ทะเลชายฝ่ัง 
6.1 คุณภาพนํ้าทะเล 

             

- Temperature,  
pH, Salinity, 
Conductivity, 
TDS, Turbidity, 
DO, Transparency, 
BOD5, Residual 
Chlorine และ SS 
(เดือนละ 1 คร้ัง) 

- สถานี A, B, C, D, E, I, O 19 9 16 20 18 15       
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ตารางที ่1.2-1  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 700 เมกะวตัต์ บริษัท เกค็โค่-วนั จํากดั 
 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 (ต่อ)                                                    

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดตรวจวดั ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. นํา้ทะเลชายฝ่ัง 
6.1 คุณภาพนํ้าทะเล 

(ต่อ) 

             

- Hydrocarbon, 
As, Pb, Hg  
และ Cd 
(ปีละ 3 คร้ัง) 

- Sulfate  
  (ปีละ 3 คร้ัง) 

- สถานี A, B, C, D, E, I, O 
 
 
 

- สถานี B และ I 

19    18     
 
 
 

   

19    18       

6.2 โลหะหนกัใน 
ตะกอนดิน 
- As, Pb, Hg, Se, 

Fe และ Cd 
(ปีละ 1 คร้ัง) 

- จุดสูบนํ้าของโครงการ 
- แหล่งรองรับนํ้าท้ิงของ   
โครงการ 

            

6.3 โลหะหนกัใน
เน้ือเยือ่สตัวน์ํ้ า 
- As, Pb, Hg, Se, 

Fe และ Cd  
(ปีละ 1 คร้ัง) 

- จุดสูบนํ้าของโครงการ 
- แหล่งรองรับนํ้าท้ิงของ  
โครงการ 

           
 

 

7. นิเวศวทิยาทางนํา้ 
7.1 แพลงกต์อนพืช 
7.2 แพลงกต์อนสตัว ์
7.3 สตัวห์นา้ดิน 

 
- สถานี A, B, C, D, O  
และ I 

  
23 

   
25 

   
 

    

7.4 ไข่และตวัอ่อนของ
สตัวน์ํ้ า 

- สถานี B และ I  23   25        

8. การจัดการกากของเสีย              
8.1 ปริมาณ ชนิด  

การขนส่งและ 
การจดัการของเสีย 

- พื้นท่ีโครงการ             

8.2 สถิติการเกิด
อุบติัเหตุจาก 
การขนส่งวตัถุดิบ 
สารเคมี และ 
กากของเสีย 

- พื้นท่ีโครงการ             

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
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ตารางที ่1.2-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 700 เมกะวตัต์ บริษัท เกค็โค่-วนั จํากดั 
 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 (ต่อ)                                                    

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดตรวจวดั ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

9. อาชีวอนามยัและ 
ความปลอดภัย 

             

9.1 ความร้อนใน
สถานท่ีทาํงาน  
(ปีละ 4 คร้ัง) 

- อาคารหมอ้ไอนํ้า 
- Steam Turbine 

  1  23        

9.2 แสงสวา่ง  
(ปีละ 4 คร้ัง) 

- พื้นท่ีส่วนการผลิต 
- อาคารซ่อมบาํรุง 

  1  23        

9.3 เสียง              
-  Leq (8) 

(5 วนัต่อเน่ือง  
ปีละ 4 คร้ัง) 

- อาคารเคร่ืองสูบนํ้า 
-  อาคารหมอ้ไอนํ้า 

  16- 
20 

 27-
31 

       

-  Leq (8) 
(3 วนัต่อเน่ือง  
ปีละ 4 คร้ัง) 

- บริเวณรอบอุปกรณ์ท่ีมีระดบั
เสียงดงัเกิน 85 เดซิเบลเอ
(จากการทาํ Noise Contour) 

 28-2, 
17-19 

  27-
30 

      

9.4 ฝุ่ นละออง  
(Total Dust) 
(ปีละ 4 คร้ัง) 

- ทิศเหนือของลานกอง 
ถ่านหิน 

- ทิศใตข้องลานกองถ่านหิน 

  3  23        

9.5 การตรวจสุขภาพ
พนกังาน 

             

- ตรวจสุขภาพ
ทัว่ไปและ
สมรรถภาพ 
ของปอด  
(ปีละ 1 คร้ัง) 

- พนกังานทุกคน             

- ตรวจสมรรถภาพ
การไดย้นิใหแ้ก่
พนกังานในสภาพ 
ท่ีมีเสียงดงัเกิน 
85 เดซิเบล(เอ)    
(ปีละ 1 คร้ัง) 

- พนกังานท่ีทาํงานในสภาพ
ท่ีมีเสียงดงัเกิน 85 เดซิเบล
(เอ) 

            

- ตรวจสมรรถภาพ
การมองเห็นและ
ทดสอบการทาํงาน
ของปอด  
(ปีละ 1 คร้ัง) 

- พนกังานท่ีทาํงานเช่ือม
หรือทาํงานเก่ียวขอ้งกบั
ความร้อน 
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ตารางที ่1.2-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 700 เมกะวตัต์ บริษัท เกค็โค่-วนั จํากดั 
 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 (ต่อ)                                                    

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดตรวจวดั ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

9. อาชีวอนามยัและ 
ความปลอดภัย 

 
 

            

9.6 รวบรวมสถิติอุบติัเหตุ
และความเสียหาย 

- พื้นท่ีโครงการ             

9.7 รวบรวมสถิติ
ภาวะการเจบ็ป่วย
และการตรวจสุขภาพ
ประจาํปี 

- พื้นท่ีโครงการ             

9.8 บนัทึกรายงาน 
การฝึกซอ้มตาม 
แผนฉุกเฉิน 

- พื้นท่ีโครงการ             

9.9 สาํรวจอตัราการใช้
อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคล
ของพนกังาน 

- พื้นท่ีโครงการ             

9.10 รายงานสถิติ 
การเกิดอุบติัเหตุ 
และแผนปฏิบติั 
การฉุกเฉิน รวมทั้ง
อุปกรณ์สาํหรับใช ้
ในการแกไ้ขเม่ือ 
เกิดการร่ัวไหลของ
สารเคมี 

- พื้นท่ีโครงการ             

10. สังคม-เศรษฐกจิ              
10.1 บนัทึกปัญหา  

ขอ้ร้องเรียนจาก
ชุมชน รวมทั้ง 
การแกไ้ขปัญหา
และผลท่ีไดรั้บ 

- ชุมชนโดยรอบ
โรงไฟฟ้า 

            

10.2 ประชาสมัพนัธข์อ้มูล  
 การดาํเนินโครงการ 

- ชุมชนโดยรอบ
โรงไฟฟ้า 

            

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
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ตารางที ่1.2-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 700 เมกะวตัต์ บริษัท เกค็โค่-วนั จํากดั 
 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 (ต่อ)                                                    

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดตรวจวดั ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

10. สังคม-เศรษฐกจิ 
(ต่อ) 

             

10.3 สาํรวจสภาพ 
สงัคม- เศรษฐกิจ
ของชุมชนโดยรอบ 
พร้อมทั้งสาํรวจ
ความคิดเห็น  
ของประชาชน 
ผูน้าํทอ้งถ่ิน และ
ตวัแทนหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า 
ไดแ้ก่ ชุมชนหนองแฟบ     
วดัโสภณ มาบชลูด และ
มาบชลูด-ชากกลาง 

- ตวัแทนหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

            

10.4 รายงานกิจกรรม
มวลชนสมัพนัธ์ 

- พื้นท่ีโครงการ             

10.5 รายงานการจา้ง 
ประชากรในพื้นท่ี 

- พื้นท่ีโครงการ             

11. สาธารณสุข              
11.1 รวบรวมความถ่ี

ความรุนแรงของ
การเจบ็ป่วยดว้ย
โรคต่างๆ ท่ีอาจ 
เกิดจากโรงไฟฟ้า 

- ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า 
ท่ีมีแนวโนม้จากการ
ดาํเนินการโรงไฟฟ้า 

            

11.2 รวบรวมขอ้มูล
อตัราการเจบ็ป่วย
ดว้ยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ
จากสถานบริการ
สาธารณสุข 

- ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า             

11.3 รวบรวมสถิติ 
การเกิดอุบติัเหตุ
จากการเดินทาง
มาปฏิบติังาน 
ของพนกังาน 

- พื้นท่ีโครงการ             

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 



โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 700 เมกะวตัต์   บทท่ี 1 
บริษทั เกค็โค่-วนั จาํกัด  บทนาํ 
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ตารางที ่1.2-1  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 700 เมกะวตัต์ บริษัท เกค็โค่-วนั จํากดั 
 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565 (ต่อ)                                                    

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดตรวจวดั ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

11. สาธารณสุข (ต่อ)              
11.4 รายงานการ

สนบัสนุนการจดั
อบรมและการ
เผยแพร่ขอ้มูล
การใชส้ารเคมี
และเอกสาร
แสดงคุณสมบติั
ของสารเคมีของ
โครงการต่อ
หน่วยงานและ
ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

- หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 

            

11.5 รายงานการจดั
หน่วยแพทย์
เคล่ือนท่ี 

- ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า             

11.6 รายงาน 
การฝึกซอ้ม 
แผนฉุกเฉิน 

- พื้นท่ีโครงการ             

 

 

 
 
 
 
 
 
  




