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โครงการทอสงกาซธรรมชาตไิปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  
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จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                               หนา 1-1 

บทที่ 1 

บทนำ 

  

 

1.1       ความเปนมาของโครงการ 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟานนทรี บริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับกาซธรรมชาติ

เปนเชื้อเพลิง ตั้งอยูที่ตำบลนนทรี อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีลักษณะของกระบวนการผลิตเปนแบบ  

"โคเจนเนอเรชั่น" มีกำลังการผลิตไฟฟาสูงสุดประมาณ 137 เมกกะวัตต เปนโครงการวางทอสงกาซธรรมชาติ ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 8 นิ้ว เชื่อมตอจากระบบทอสงกาซฯ เสนที่ 4 (แกงคอย-ระยอง) โดยใชวิธีเช่ือมตอ (Tie-in) กับระบบวาลวควบคุม

ของระบบทอสงกาซฯ โดยแนวทอสงกาซฯ วางในเขตทางของหลวงแผนดินหมายเลข 33 ไปส้ินสุดที่สถานีควบคุมความดัน 

และวัดปริมาณกาซฯ (Metering and Regulating Station: MRS) และแนวทางถนนภายในสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน 

กบินทรบุรี โดยมีระยะทางความยาวของทอสงกาซธรรมชาติทั้งหมดประมาณ 11.003 กิโลเมตร ซึ่งเปนโครงการที่เขาขาย

ประเภทและขนาดที่ตองจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม พ.ศ.2535 และไดรับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ ผูชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม ดานโรงไฟฟาพลังงานความรอน ตามหนังสือ ที่ ทส 1009.7/12418 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2558 ดังแสดงใน

ภาคผนวก ก-1 

ตอมาบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด ไดขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม โครงการทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟานนทรี ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในประเด็น

ตางๆ ไดแก  การปรับจุดเริ่มตนโครงการที่ทำการเชื่อมตอจากวาลว (Sale Tap Valve) ของระบบทอสงกาซฯ  

เสนที่ 4 (ระยอง-แกงคอย) การเพิ่มเติมรายละเอียดทอภายใน สถานีควบคุมกาซ (Block Valve Station) การปรับเปล่ียน

แนวทอสงกาซ และตำแหนงเชื่อมตอภายใน สถานีควบคุมและวัดปริมาณกาซธรรมชาติ (Metering and Regulating 

Station : MRS) ภายในโรงไฟฟานนทรี และการเปล่ียนแปลงวิธีการกอสรางแนวทอสงกาซ ซึ่งไดรับมติเห็นชอบการ

เปล่ียนแปลง รายละเอียดดังกลาว ตามหนังสือที่ สกพ 5502/11460 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 และไดรับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ดานโรงไฟฟาพลัง ความรอน ตาม

หนังสือที่ ทส 1009.7/14296 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ดังแสดงในภาคผนวก ก-2 
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โครงการทอสงกาซธรรมชาตไิปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                               หนา 1-2 

ทั้งน้ี เงื่อนไขในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมไดกำหนดใหโครงการฯ ตอง เสนอผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการดานส่ิงแวดลอม ซึ่งประกอบดวย มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม ตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จังหวัดปราจีนบุรี กรม

ธุรกิจพลังงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ

พลังงาน ทราบทุก 6 เดือน 

ดังนั้น บริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด จึงมอบหมายใหบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง

เปนบริษัทที่ปรึกษา ทางดานส่ิงแวดลอม ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม พรอมทั้ง 

ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ ส่ิงแวดลอม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม เสนอตอหนวยงานราชการดังกลาว สำหรับรายงานฯ ฉบับนี้เปนการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2566 (ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566) 

 

1.2 ขอบเขตการดำเนินงาน 

1.2.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ดำเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ของโครงการทอสงกาซ

ธรรมชาติไปยังโรงไฟฟานนทรี บริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด ที่กำหนดไวในรายงาน การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมทั้ง

รวบรวมเอกสารและภาพถายเกี่ยวกับการจัดการดานส่ิงแวดลอม ตางๆ ดังนี้ 

(1) มาตรการทัว่ไป 

(2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(3) สังคมและการมีสวนรวมของประชาชน 
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1.2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  

ซึ่งกำหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ดังนี้ 

(1) ดานอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

 การติดตามตรวจสอบการรั่วไหลของกาซ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ดำเนินการ บันทึกการรั่วไหลของ

กาซ เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พรอมทั้งระบุสาเหตุ วิธีการแกไข ผลกระทบที่มีตอผูปฏิบัติงานในพื้นที่ และชุมชนใกลเคียง เปน

ประจำทุกป และ รายงานผลการดำเนินการตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ 

(2) ดานสังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 

 การสำรวจทัศนคติ ความคิดเห็นจากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการระบบ ทอสงกาซฯ โดย

ดำเนินการประเมินการรับรูขาวสาร ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ โครงการ ผลกระทบที่ไดรับและการแกไข ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ และขอรองเรียน จากกลุมสถานประกอบการที่อยูในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี ผูนำชุมชน 

หนวยงาน สถาบัน/องคกร และประชาชน ในรัศมี 500 เมตร จากแนวกึ่งกลางทอสงกาซฯ 1 ครั้ง ในปแรกของระยะ

ดำเนินการ และทุก 5 ป ภายหลังเปดดำเนินการ 
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1.3 รายละเอียดโครงการ 

1.3.1 ขนาดและที่ตั้งโครงการ  

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟานนทรี บริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด เปนโครงการ วางทอสงกาซธรรมชาติ 

ซ่ึงเปนการวางทอเหล็กคารบอน (Carbon Steel) โดยใชทอสงกาซขนาดเสน ผานศูนยกลาง 8 นิ้ว มีจุดเริ่มตนเชื่อมตอจาก

วาลว (Sale Tap Valve) ของระบบทอสงกาซฯ เสนที่ 4 (แกงคอย-ระยอง) บริเวณ KP 194+523 โดยติดตั้งไวบริเวณพื้นที่

แนวสายสงฯ กอนวางแนวทอสงกาซฯ ไปส้ินสุดบริเวณพื้นที่โรงไฟฟานนทรี ซึ่งเปนการใชพื้นที่วางทอสงกาซฯ เปนพื้นที่ของ

หนวยงานรัฐ พื้นที่สวนอุตสาหกรรม และพื้นที่โรงไฟฟานนทรี โดยวางแนวทอสงกาซฯ จากระบบทอสงกาซฯ เสนที่ 4 บริเวณ 

KP 194+523 เขาสูเขตทางของทางหลวงหมายเลข 33 บริเวณ กม.186+285 (ฝงขาเขาอำเภอกบินทรบุรี) แลววางทอสงกาซ

ฯ ผาน Block Valve Station เพื่อใชในการตัดการสงกาซในกรณีฉุกเฉิน และวางไปทางทิศตะวันออกจนถึงบริเวณ กม.

194+285 (บริเวณ KP 7+947) ซึ่งเปนบริเวณดานหนาสวนอุตสาหกรรมฯ จากนั้นวางแนวทอสงกาซฯ ไปทางทิศเหนือเขาสู

พื้นที่สวนอุตสาหกรรมฯ โดยวางอยูในพื้นที่วางในเขตทาง ของถนนสายประธาน (ฝงทิศตะวันออก) ตลอดแนวไปจนถึงบริเวณ

ดานหลังพื้นที่สวนอุตสาหกรรมฯ หลังจากนั้นแนวทอสงกาซฯ ไดวางเขาสูเขตทางของถนน ปจ.2041 (ฝงทิศใต) จนถึงบริเวณ

ส่ีแยก (บริเวณแยกตัด ระหวางถนน ปจ.2041 กับถนน อบจ.2030) กอนวางแนวทอสงกาซฯ ในเขตทางของถนน อบจ.2030 

(ฝงทิศตะวันตก) และไปส้ินสุดบริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณกาซธรรมชาติ (Metering and Regulating 

Station : MRS) ภายในพื้นที่โรงไฟฟานนทรี รวมระยะทางแนวทอสงกาซฯ ของโครงการ 11.003 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 

1.3-1 
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โครงการทอสงกาซธรรมชาตไิปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด        หนา 1-5 

 

 

รูปที่ 1.3-1  แนวทอสงกาซของโครงการทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟานนทรี บริษทั กลัฟ เอ็นซี จำกดั
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จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด        หนา 1-6 

1.3.2 การออกแบบทอสงกาซฯ ของโครงการ 

ทอสงกาซฯ ของโครงการผลิตจากวัสดุประเภทเหล็กคารบอน (Carbon Steel) ไดรับการออกแบบ ตามมาตรฐาน 

ASME B31.8 โดยทอสงกาซฯ ของโครงการมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 นิ้ว แตละทอน ยาวประมาณ 12 เมตร และเคลือบ

ดวยสารปองกันการกัดกรอนและการทำลายจากสารเคมีจากโรงงาน ผูผลิตโดยตรง ซึ่งการเคลือบผิวนอกของทอจะเคลือบ 3 

ชั้น ชั้นแรกเคลือบดวย Powder Epoxy ชั้นที่ 2 เคลือบดวย Adhesive PE และชั้นที่ 3 เคลือบดวย Polyethylene (PE) ซึ่ง

เปนไปตามมาตรฐาน Coating DIN 30670 

 

1.3.3 การดำเนินการจายกาซธรรมชาติ 

1.3.3.1  ระบบควบคุมการสงกาซธรรมชาติ 

โครงการไดออกแบบใหมีการติดตั้งระบบวาลวควบคุมเพื่อปดกั้นการจายกาซในกรณีตางๆ เชน ปดกั้นเพื่อทำการ

ซอมบำรุง หรือตัดแยกระบบในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อใหมีความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว โดยติดตั้งวาลวควบคุม

บริเวณจุดเชื่อมตอกับทอสงกาซเดิม และการติดตั้งวาลวหมุนที่บริเวณ จุดตอเชื่อมกอนที่จะเขา MRS ของโรงไฟฟานนทรี 

สำหรับการควบคุมการรั่วไหลของระบบทอสงกาซของโครงการ นอกจากนี้ที่ Gate Station บริเวณ KP 0+350 จะมีการ

ติดตั้งวาลวอัตโนมัติควบคุมการรั่วไหล ของระบบทอสงกาซของโครงการที่สามารถปดหรือตัดแยกการจายกาซเขาสูโครงการ

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได โดยในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ปตท. จะสามารถทราบเหตุการณรั่วไหลของกาซจากระบบ ทั้งหมด

จะถูกควบคุมและตรวจสอบโดยผานระบบ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) จากศูนยกลางการ

ควบคุมที่ศูนยปฏิบัติการชลบุรี ซึ่งมีเครื่องอำนวยความสะดวกในการติดตอส่ือสาร ควบคุมตรวจสอบ และเก็บขอมูล การ

ติดตามตรวจสอบของระบบ SCADA จะบันทึกอัตราการไหล อุณหภูมิ ความดัน เปนตน ขอมูลที่บันทึกจะสงผานไปยังศูนย

ควบคุมที่ชลบุรี ทั้งนี้ ในเขตพื้นที่โครงการ อยูในความควบคุมส่ังการของ ปท.10 

นอกจากนี้ เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินของการรั่วไหลของกาซธรรมชาติ ณ จุดเกิดเหตุตางๆ ในแนวเสนทอของ

โครงการ การระงับเหตุการณฉุกเฉินจะอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานหลัก คือ ปท.10 ซึ่งมีระบบการตรวจสอบการ

รั่วไหลไดโดยตรงจากอุปกรณตรวจวัดระบบ SCADA และสามารถตรวจจับและตัดระบบการจายกาซในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

โดยส่ังปด-เปดวาลวที่ Gate Station ที่จุดตอเชื่อมทอกาซฯ ของโครงการกับระบบทอสงกาซฯ เสนที่ 4 (ระยอง-แกงคอย) 

โดยศูนยควบคุมกลางของ ปตท. ที่ชลบุรี จะแจงไปยังเจาหนาที่ของเขต ปท.10 ที่ปฏิบัติงานอยูในสถานีควบคุมกาซที่อยู

ใกลเคียง โดยใหเจาหนาที่ของ ปตท. ตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อประเมินและระงับเหตุตามแผนฉุกเฉิน นอกจากนี้ ปตท. ยัง

สามารถทราบเหตุการณรัว่ไหลของกาซไดจากการรับแจงเหตุจากผูพบเหตุการณแจงไปยังศูนยควบคุม ที่ชลบุรีผานหมายเลข

โทรศัพทฉุกเฉินที่ปรากฏบนปายเตือนแนวทอสงกาซฯ ของปตท.ที่ติดตั้งอยู ตลอดแนวทอ 
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โครงการทอสงกาซธรรมชาตไิปยังโรงไฟฟานนทร ีของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด        หนา 1-7 

1.3.3.2  การตรวจสอบและบำรุงรักษาทอสงกาซธรรรมชาติ 

การตรวจสอบและบำรุงรักษาทอสงกาซฯ โครงการไดจัดทำแผนการบำรุงรักษาทอสงกาซฯ จัดใหมีเจาหนาที่ออก

ตรวจแนวทอเปนประจำ โดยเนนในเรื่องสภาพผิวเคลือบของทอ ความเรียบรอย ของขอตอ และวาลวเปนหลัก รวมทั้ง 

ตรวจสอบสภาพพื้นดินบริเวณวางทอและปญหาอุปสรรคอื่นๆ และดำเนินการซอมบำรุงเปนประจำ ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

ASME B31.8 และมาตรฐานที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

(1) การเฝาระวังแนวทอโดยการสำรวจพื้นทีว่างทอสงกาซฯและสำรวจปายแสดงตำแหนงแนวทอสงกาซฯ 

(2) การบำรุงรักษาแนวทอโดยสำรวจและสังเกตการทรุดตัวของทอสงกาซฯ และการกดัเซาะ ของดินที่ปด

ทับทอสงกาซฯ บริเวณที่ดินออนทางน้ำไหลหรอืทางลาดชัน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน 

(3) การสำรวจรอยรั่วของทอสงกาซฯ โดยตรวจสอบสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไป ฟองกาซฯ ในพื้นที่ชุมน้ำ 

และตรวจวัดโดย Gas Detector 

(4) การบำรุงรักษาระบบปองกันการผุกรอน เชน ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟาที่ใช ปองกันการผุกรอนทอ 

ตรวจสอบการสึกกรอนของทอสงกาซฯ ตรวจสอบระบบจายกระแสไฟฟาใหกับ ระบบ Cathodic Protection 

 

1.3.3.3  มาตรการดานความปลอดภัยและการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลที่ 3 

(1) กำหนดความลึกของทอสงกาซฯ ตองไมนอยกวา 1.5 เมตร 

(2) ตำแหนงที่ขุดเปดเพื่อวางทอหรือจุด Tie-in กำหนดใหมีการวางแถบสีเหลือง (Warning Tape) ที่มี

ขอความเตือนไวใตดิน และฝงแผนคอนกรีตไวใตดินเหนือแนวทอ รวมทั้ง ติดปายเตือนตลอด แนวการวางทอสงกาซฯ 

(3) ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณปองกันการรั่วไหลของกาซฯ อุปกรณปองกันอันตราย สวนบุคคลอยาง

สม่ำเสมอเปนประจำวัน 

(4) จัดใหมีเจาหนาที่ซึ่งผานการฝกอบรมดานความปลอดภัย ทำหนาที่ควบคุมดูแล ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล

ของกาซฯ 

(5) จัดใหมีแผนระงับเหตุฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณในทันทีที่เกิดอุบัติเหตุจากการ รั่วไหลของกาซฯ 
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จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด        หนา 1-8 

1.3.3.4  สถานคีวบคมุความดันและวัดปริมาณกาซ (Metering and Regulating Station: MRS) 

  สถานี MRS เปนสถานีปลายทางทีร่ับกาซฯ มาจากการเชื่อมตอกับระบบทอสงกาซฯ เดิม ทีต่นทาง เพื่อทำหนาที่

ควบคุมความดันกาซฯ เขาโรงไฟฟา และทำหนาที่ตัดแยกระบบกรณเีกิดเหตุฉุกเฉิน โดยสถานี MRS จะตัง้อยูภายในพื้นที่

โรงไฟฟานนทร ีบริเวณโดยรอบสถานี MRS จะเปนพื้นที่โลง มีการระบายอากาศที่ดี มรีั้วลอมรอบเพือ่ความปลอดภัย สวน

ภายในบริเวณสถานีจะติดตัง้ระบบควบคุม ความดันกาซฯ จำนวน 2 ชุด โดยชดุหนึ่งทำงาน อกีชุดหนึง่เปนชดุสำรอง แตละ

ชุดมีอุปกรณความปลอดภัย ดังนี้ 

(1) Gas Filter เปนอุปกรณกรองทำความสะอาดใหกับกาซฯ ดวยไสกรองขนาด 3 ไมครอน เมือ่ไสกรองเริ่มตัน

จะมีสัญญาณแจงเตอืนใหเปล่ียนไสกรอง 

 (2) Pressure Regulator เปนอุปกรณลดแรงดันและรักษาระดับแรงดันกาซฯ ทีใ่ชในโรงไฟฟา 

(3) Pressure Relief Valve หรือวาลวระบายความดัน จะทำหนาที่ระบายกาซฯ ถาแรงดันของกาซฯ สูงกวา

แรงดันที่ตั้งไวที ่Regulator โดยปลอยออกภายนอกสูดานบนทางปลองระบายกาซฯ (Vent stack)  

(4) Safety Shut Off Valve จะปดการจายกาซฯ เมื่อแรงดนัของกาซฯ สูงกวาคาทีก่ำหนดไว ของ Pressure 

Relief Valve 10% 

  นอกจากนี้ ภายในสถานี MRS ยังกำหนดใหมีถงัดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง โดยจะติดตั้ง ถังดับเพลิงตั้งแต 2 ถงัขึ้น

ไป และติดตั้งไวบริเวณที่สามารถสังเกตเห็นและนำมาใชงานไดโดยงาย 
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1.3.4 การปดระบบทอกรณีฉุกเฉนิ 

ในระยะดำเนินการบริษัทฯ จะโอนกรรมสิทธิ์ระบบทอสงกาซฯ ใหกับ ปตท. หากมีกรณี เหตุฉุกเฉินในชวงการจาย

กาซ เนื่องจากความผิดพลาดสวนบุคคล หรือเหตุการณที่อยูเหนือความ คาดหมาย เชน อุบัติเหตุการรั่วไหลของกาซ การเกิด

เพลิงไหมเปนตน และเหตุการณภัยธรรมชาติที่อยู 

เหนือความคาดหมาย เชน อุทกภัย แผนดินไหว วาตภัย เปนตน ผูดูแลเสนทอจะสามารถรับทราบ เหตุการณไดจาก 3 ทาง

หลัก คือ 

(1) การแจงเตือนของระบบควบคุมความดันภายในโรงไฟฟา เนือ่งจากพบวาอตัราการ ไหลและความดันกาซ

ลดลงอยางกะทนัหัน 

(2) การแจงจากผูทีพ่บเห็นเหตุการณกาซฯ รั่วไหล (ปายเตอืนแนวทอจะระบุหมายเลข โทรศัพทที่ติดตอได) 

(3) การติดตามตรวจสอบของระบบ SCADA ผานระบบวาลวควบคุมอัตโนมัติที่ติดตั้ง บริเวณจุดส้ินสุดโครงการ

ที่สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณกาซธรรมชาติภายในพื้นที่โรงไฟฟา ซึ่งจะบันทึกอัตราการไหล อุณหภูมิ ความดัน เปน

ตน ขอมูลที่บันทึกจะสงผานไปยังศูนยปฏิบัติการระบบทอชลบุรี ซึ่งอยูในความควบคุมส่ังการของ ปตท. 
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โครงการทอสงกาซธรรมชาตไิปยังโรงไฟฟานนทร ีของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด        หนา 1-10 

1.3.5 แผนฉุกเฉินระบบทอสงกาซธรรมชาติ  

ระยะดำเนินการจายกาซฯ ผานระบบทอจะอยูภายใตการควบคุมดูแลของ ปตท. (ภายหลังจากที่ บริษัทฯ ได

ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ระบบทอใหกับ ปตท. เรียบรอยแลว) ทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน โดยมีศูนยกลางการควบคุม

ระบบทอสงกาซฯ ของโครงการอยูที่ศูนยปฏิบัติการชลบุรี ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุรายแรงขึ้น จะมีการประกาศใชแผนฉุกเฉินและ

การประสานงานแผนปฏิบัติการเพื่อระงับเหตุฉุกเฉิน โดย ปตท. 

 ปตท. ไดจัดทำแผนฉุกเฉินของระบบทอสงกาซฯ ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติของหนวยงาน ในการปองกันระงับ

เหตุ และการฟนฟูหลังเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ กับระบบทอสงกาซฯ ซึ่งไดมีการปรับปรุง พัฒนาเพื่อใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

รวมทั้งใชเปนแนวทางในการฝกอบรมและฝกซอมของหนวยงาน ที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมรับสถานการณเหตุฉุกเฉินและ

เสริมสรางความชำนาญในการระงับเหตุที่อาจเกิดกับ ระบบทอสงกาซฯ โดยเหตุฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณที่เกิดขึ้นอยาง

ฉับพลัน ที่เส่ียงตอสุขภาพ ชีวิต ทรัพยสิน หรือส่ิงแวดลอม กอใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการรับ-สงกาซฯ ซึ่งตองการการ

ดำเนินการโดยเรงดวน เพื่อลดความเลวรายของสถานการณลง ยุติ และกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด โดยในสายงานระบบ

ทอสงกาซฯ ปตท. ไดแบงเหตุฉุกเฉินตามระดับความรุนแรงและผลกระทบเปน 4 ระดับ ไดแก 

 -  เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแลวไมขยายตัวออกไป สามารถ ระงับไดดวยพนักงานของ

หนวยงาน/บริษัทที่ปฏิบัติงานประจำ หรือพนักงานที่กำลังปฏิบัติงานในพื้นที่ เกิดเหตุในขณะนั้น โดยไมจำเปนตองขอกำลัง

สนับสนุน หรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอก 

 -  เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หมายถึง เหตฉุกเฉินระดับที่ 1 ที่ขยายตัวหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ในระดับรุนแรง ซึ่งผูส่ังการ

จุดเกิดเหตุ (On-Scene Commander หรือ Incident Controller) ในขณะนั้น หรือ Gas Control พิจารณาแลวเห็นวาเปน

เหตุการณที่รุนแรง ไมสามารถควบคุมใหเขาสูภาวะปกติได ดวยพนักงานประจำ หรือพนักงานที่กำลังปฏิบัติงานในพื้นที่เกิด

เหตุในขณะนั้น จำเปนตองใหผูบริหาร และพนักงานในสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของและ/หรือ รวมถึงตองการกำลังสนับสนุนหรือ

อำนาจการตัดสินใจ จากภายนอกในระดับทองถิ่น 

 -  เหตุฉุกเฉินระดับ 3 หรือภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 หรือ 2 ที่ขยายตัว หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นใน

ระดับที่รุนแรงมาก และมีแนวโนมจะสงผลกระทบตอสาธารณชน ซึ่งไมสามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณใหจำกัดอยูใน

บริเวณไดไมสามารถระงับเหตุไดดวยพนักงานและอุปกรณ ของหนวยงาน/บริษัท และ/หรือ รวมทั้งทีมระงับยับยั้งเหตุ และ

อุปกรณของหนวยงานที่มีขอตกลงชวยเหลือ/ระงับเหตุ 

 -  เหตุฉุกเฉินระดับ 4 หรือภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 ที่ขยายตัว หรือเหตุฉุกเฉินที่

เกิดขึ้นในระดับรุนแรงมาก ไมสามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณใหจำกัด อยูในบริเวณไดเหตุการณมีการลุกลาม จนตอง

ขอกำลังสนับสนุนจากตางประเทศ หรืออำนาจการตัดสินใจ จากภายนอกในระดับประเทศ 

  

 การระงับเหตุฉุกเฉินของระบบทอสงกาซฯ ในบริเวณพื้นที่โครงการ อยูในความดูแลรับผิดชอบของสวนปฏิบัติการ

ระบบทอเขต 10 (ปท.10) โดยลักษณะโครงสรางของแผนฉุกเฉินมีความสอดคลองเปนไปตามแผนฉุกเฉินหลักของ ปตท. 
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 การแจงเหตุฉุกเฉินทั้งระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 และระดับ 4 เริ่มจากผูประสบเหตุฉุกเฉิน พบเหตุและแจงเหตุ

ฉุกเฉินไปที่ศูนยปฏิบัติการระบบทอสงกาซชลบุรี หมายเลขโทรศัพท 0-3827-4399, 1800-555-666 หรือ 081-1295-8895 

และสายดวน 1540 จากศูนยปฏิบัติการชลบุรีจะแจงไปยังพนักงานประจำสถานีควบคุมกาซที่อยูใกลเคียง และ ปท.10 จะสง

เจาหนาที่เดินทางเขามาตรวจสอบพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ และแจงกลับไปยังศูนยปฏิบัติการชลบุรี เพื่อประกาศเหตุ

ฉุกเฉิน และ ปท.10 จะแตงตั้งทีมระงับเหตุฉุกเฉินตามสายผูบังคับบัญชาที่เกดิเหตุ โดยผูจัดการ ปท.10 เปนผูส่ังการที่เกิดเหตุ 

สำหรับการแจงเหตุฉุกเฉินกับหนวยงานราชการ กรณีเหตุฉุกเฉินระดับ 1 และระดับ 2 ศูนยควบคุมฉุกเฉิน จะแจงเพื่อทราบ

สภาวะของเหตุฉุกเฉินเทานั้น สวนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระดับ 3 และระดับ 4 ศูนยควบคุมฉุกเฉินจะแจงศูนยอำนวยการ

ปองกันภัย ฝายพลเรือนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อขอการสนับสนุนในการระงับ เหตุฉุกเฉินโดยผูอำนวยการศูนยเฉพาะกิจการ

ปองกันและระงับอัคคีภัยเปนผูส่ังการที่เกิดเหตุ และ ปตท. จะเปนผูปฏิบัติการรวมกับสำนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดปราจีนบุรี โดยผูส่ังการเหตุฉุกเฉิน จะทำหนาที่ประสานงานหนวยงานตางๆ เพื่อขอความชวยเหลือและกำลังสนับสนุน 

 

1.3.6 การประกันภัยสาธารณภัย (Public Insurance) 

 ในชวงของการดำเนินการจายกาซฯ บริษัทฯ จะทำการโอนกรรมสิทธิ์ระบบทอสงกาซฯ ใหกับ ปตท. เปน

ผูรับผิดชอบในการดูแลตรวจสอบและซอมบำรุงรักษาระบบทอสงกาซฯ ไปยังโรงไฟฟา โดยในระยะดำเนินการจายกาซฯ 

ปตท. จะจัดทำประกันภัยสาธารณะ เพื่อใหความคุมครองความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากบุคคลที่ 3 และภัยธรรมชาติ

ตางๆ โดยในกรณีที่เกิดผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เกี่ยวของกับโครงการระบบทอสงกาซฯ ของ ปตท. 

ผูที่ไดรับผลกระทบ/ผูเสียหาย สามารถแจงไปยัง ปตท. หรือพนักงานฝายปกครองของสวนปกครองทองถิ่นในพื้นที่นั้นๆ ได

ทันที ซึ่งเมื่อ ปตท. ไดรับแจงแลวจะตรวจสอบในพื้นที่เพื่อดำเนินการในขั้นตอนจายคาชดเชยเรงดวนใหแกผูไดรับผลกระทบ 

เพื่อเปนการบรรเทาทุกขฉุกเฉินในเบื้องตน 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไิปยังโรงไฟฟานนทร ีของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด        หนา 1-12 

1.3.7 กิจกรรมประชาสัมพันธ 

 การดำเนินการดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของโครงการ บริษัทฯ ไดเนน การมีสวนรวมของประชาชน

และสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร มุงเนนการใหขอมูล ขาวสารและเผยแพรรายละเอียดโครงการอยางถูกตอง 

ชัดเจน และโปรงใส ซึ่งเนนการมีสวนรวมของ ประชาชน และสิทธิของประชาชนในการรับรูขาวสารอยางทั่วถึง รวมถึงให

สอดคลองตามแนวทาง การมีสวนรวมของประชาชน และแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมใน

กระบวนการ วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ของสำนักวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมสำนักนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) 

 

1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

แผนการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของโครงการทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟา

นนทรี ระยะดำเนินการ ประจำป พ.ศ. 2564 แสดงดังตารางที่ 1.4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไิปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

จดัทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                   หนา 1-13 

ตารางที่ 1.4-1 แผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม ประจำป พ.ศ. 2566 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟานนทรี บริษทั กัลฟ เอ็นซี จำกัด 

คุณภาพสิ่งแวดลอม สถานทีด่ำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ/

ความถี ่

ชวงเวลาที่ทำการติดตามตรวจสอบ 

พ.ศ. 2566 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย               

- การรั่วไหลของทอสงกาซ และเหตุ

ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น 

- พ้ืนท่ีดำเนินการ ระบบขนสง

กาซธรรมชาติตลอด แนวทอ

สงกาซฯ 

-ทุก 1 ปและ รายงานผล

ทุก 6 เดือน ตลอด 

ระยะเวลา ดำเนินการ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

2. สังคม และการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

- สำรวจการรับรูขาวสาร ความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ 

ผลกระทบท่ีไดรับและการแกไข

ความคิดเห็นขอเสนอแนะและขอ

รองเรียน 

- สถานประกอบการ 

ท่ีเปดดำเนินการในสวน

อุตสาหกรรมฯ 

- ผูนำชุมชน หนวยงาน

สถาบัน/องคกร และ

ประชาชนในรัศมี 500 เมตร 

จากแนวกึ่งกลางทอสงกาซฯ 

ท้ังสองขาง 

- 1 ครั้ง ในปแรกของ

ระยะดำเนินการ และทุก 

5 ป ภายหลงัเปดเนินการ 

            

 

หมายเหตุ : ✓ หมายถึง ดำเนินการตามแผน 

 



 

 

 

 
 

 

  
 

 

บทท่ี บทท่ี 22  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ 

แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

  ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                     หนา 2-1 

 

บทท่ี 2  

ผลการปฏบิตัิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟานนทรี  

ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จากัด กำหนดใหโรงไฟฟาดำเนินการปองกัน แกไข และลดผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอมในดานตางๆ 

ประกอบดวย มาตรการทั่วไป มาตรการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมาตรการดานสังคมและการมีสวนรวมของ

ประชาชน ซ่ึงทางโครงการไดมีการปฏิบัติตามที่มาตรการฯ กำหนดอยางเครงครัดมาตรการทั่วไป 

 

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟานนทรี 

บริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด ในระยะดำเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 ซึ่งไดดำเนินการติดตามตรวจสอบผล

การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 

ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.1-1 และภาคผนวก ข 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

  ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                      หนา 2-2 

ตารางที่ 2.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

 โครงการทอกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด 

 ครั้งที่ 1/2566 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

1. มาตรการทั่วไป - ปฎิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ สิ่งแวดลอม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดลอมในรูปแผนปฏิบัติ

การดานสิ่ งแวดลอม ตามท่ี เสนอในรายงานการวิ เคราะห  

ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการทอสงกาซ ธรรมชาติไปยัง

โรงไฟฟานนทรีอยางเครงครัด และใชเปนแนวทางในการกำกับ 

ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบของหนวยงาน ประชาชน และองคกรท่ี

เกี่ยวของ 

- โครงการไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ แกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ในรูปแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม ตามท่ีเสนอในรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการทอสงกาซธรรมชาติ

ไปยังโรงไฟฟานนทรีอยางเครงครัด และใชเปนแนวทางในการ 

กำกับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบของหนวยงาน ประชาชน และ

องคกรท่ีเกี่ยวของ 

- ไมพบปญหาในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ก-1 สำเนา ผลการ

พิ จ า ร ณ า ร า ย ง า น  ก า ร

วิ เ ค ร า ะ ห ผ ล ก ร ะ ท บ 

สิ่งแวดลอม โครงการทอสง 

ก าซ ไป ยังโรงไฟฟ านนทรี     

ของบริษท กัลฟ เอ็นซี จำกัด

ท่ี  ท ส  1009.7/12418 ล ง

วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2558 

 - บริษัท กัลฟ เอน็ซี จำกัด จะตองประสานงาน และไดรับอนุญาตให

ใชพ้ืนท่ีในการวางทอกาซฯ จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังตอง

ไดรับอนุญาตจากหนวยงานผูอนุญาต ในการประกอบกิจการ

พลังงานท่ีเกี่ยวของกอนเริ่ม ดำเนินการกอสรางโครงการ 

- โครงการมีการประสานงานและไดรับอนุญาต ใหใชพื้นท่ีในการวาง

ทอกาซฯ จากหนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังไดรับอนุญาตในการ

ประกอบ กิจการพลังงานท่ีเกี่ยวของกอนเริ่มดำเนินงาน การ

กอสรางโครงการแลว ซ่ึงปจจุบันโครงการ อยูในระยะดำเนินการ 

- ไมพบปญหาในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-1 เอกสารการขอ

อนุญาตใหใชพื้นท่ี ในการวาง

ทอกาซฯ จากหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

  ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                      หนา 2-3 

ตารางที ่2.1-1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

     โครงการโรงไฟฟานนทรี ของบรษิัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

     ครั้งที่ 1/2566 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรคและ

การแกไข 
เอกสารอางอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ตอ) - นำรายละเอียดในแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม นำไปกำหนด

เงื่อนไข สัญญารับดำเนินการออกแบบ สัญญากอสราง สัญญา

ดำเนินการ อยางละเอียดชัดเจนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลในทางปฏิบัติและนำไป ติดตามประกาศผลและ

เผยแพรใหกับชุมชน บริเวณพ้ืนท่ีแนวทอโครงการทอสงกาซ 

ธรรมชาติไปยังโรงไฟฟานนทร ีซ่ึงครอบคลุม อบต.นนทรี อบต.นา

แขม และ อบต.วังดาล อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไดรับ

ทราบอยางท่ัวถึง 

- โครงการไดนำรายละเอียดมาตรการในแผน ปฏิบัติการดานสั่ง

แวดลอม ไปกำหนดไวใน สัญญาจางผูรับจาง และกำหนดให

ผูรับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวอยางเครงครัด พรอมท้ัง

มีการประชาสัมพันธใหกับประชาชน ในชุมชน บริเวณพื้นท่ี

โดยรอบโครงการรับทราบ โดยทีมมวลชนสัมพันธของโครงการ 

เพื่อเปนแนวทางในการติดตามตรวจสอบของ หนวยงาน 

ประชาชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ เปนท่ีเรยีบรอยแลวตั้งแตระยะ

กอสราง จนถึงปจจุบัน 

- ไมพบปญหาในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-2 เงื่อนไข การ

สั่ ง จ า ง ผู รั บ เ ห ม า ต า ม 

มาตรการป องกันและแกไข 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- ภาคผนวก ข-13 กิจกรรม การ

มี ส วน รวมกั บ ชุมชน  และ

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ 

 - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดานสังคม ชุมชนสัมพันธและการ

รับ เรื่องรองเรียน ตั้ งแต ระยะกอนกอสรางโครงการ และ

ดำเนินงาน อยางตอเน่ืองในระยะกอสรางโครงการ และระยะ

ดำเนินการ เพื่อใหชุมชนเกิดความเขาใจ และเขามามีสวนรวมใน

ทุกขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ 

- โครงการไดจัดทำแผนปฏิบัติการดานสังคม ชุมชนสัมพันธ และ

การรับเรื่องรองเรียน ตั้งแตระยะกอนกอสรางโครงการ และ

ดำเนินงาน อยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน เพื่อใหชุมชนเกิด ความ

เขาใจ และเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน ของการพัฒนา

โครงการ 

- ไมพบปญหาในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-3 แผนปฏิบัติ  

การรับ เรื่ อ งรองเรียนและ 

เอกสารสรุปบัน ทึกการรับ

เรื่องรองเรียน 

- ภาคผนวก ข-13 กิจกรรม การ

มี ส วน รวมกั บ ชุมชน  และ

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ 

 - จัดทำคูมือระงับเหตุฉุกเฉินโครงการทอสง กาซธรรมชาติไปยัง

โรงไฟฟานนทรี และประชาสัมพันธคูมือระงับเหตุฉุกเฉิน เพื่อ ให

ความรูเกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อเกิด เหตุฉุกเฉินตอชุมชนในเขต 

อบต.นนทรี อบต.นาแขม และ อบต.วังดาล 

 

- โครงการไดจัดทำคูมือระงับเหตุฉุกเฉินโครงการ ทอสงกาซ

ธรรมชาติไปยังโรงไฟฟานนทรี และประชาสัมพันธคูมือระงับเหตุ

ฉุกเฉิน เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ตอชุมชนในเขต อบต.นนทรี อบต.นาแขม และ อบต. 

- ไมพบปญหาในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-11 คูมือฉุกเฉิน 

สำหรับประชาชน หนวยงาน 

และสถานประกอบการ 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

  ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                      หนา 2-4 

ตารางที ่2.1-1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

     โครงการโรงไฟฟานนทรี ของบรษิัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

     ครั้งที่ 1/2566 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรคและ

การแกไข 
เอกสารอางอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ตอ) ผูประกอบการภายใน สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน กบินทรบรุี 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปราจีนบุรี 

สถานีตำรวจภูธร อำเภอกบินทรบุรี โรงพยาบาลกบินทรบุรี และ

หนวยงาน ตางๆ ท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีอยางตอเน่ือง 

วังดาล ผูประกอบการภายในสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน

กบินทรบุรี สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด

ปราจีนบุรี สถานีตำรวจภูธร อำเภอกบินทรบุรี โรงพยาบาล

กบินทรบุรี และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ในพื้นท่ีอยาง 

ตอเน่ือง 

  

 - ตรวจสอบความพรอมของการดำเนินงานตาม แผนฉุกเฉินอยาง

สม่ำเสมอ และฝกซอมแผนฉุกเฉินอยางตอเน่ือง เพื่อเตรียมความ

พรอม ท้ังดานแผนงาน การบังคัญบัญชา การประสานงาน และ

ความพรอมของอุปกรณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

โครงการมีการตรวจสอบความพรอมของการ ดำเนินงานตาม

แผนฉุกเฉินอยางสม่ำเสมอและ ฝกซอมแผนฉุกเฉินอยางตอเน่ือง 

เพื่อเตรียมความพรอม ท้ังดานแผนงานการบังคัญบัญชา การ

ประสานงาน และความพรอมของอุปกรณ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

โดยในป พ.ศ. 2566 โรงไฟฟามีแผนการซอมแผนฉุกเฉินในชวง

ครึ่งปหลัง และจะนำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับถัดไป (ระหวางเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

- ไมพบปญหาในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-5 แผนฉุกเฉนิ 

 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

  ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                      หนา 2-5 

ตารางที ่2.1-1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

     โครงการโรงไฟฟานนทรี ของบรษิัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

     ครั้งที่ 1/2566 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรคและ

การแกไข 
เอกสารอางอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ตอ) - หากเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากการดำเนินโครงการ ให

บริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด ดำเนินการจายคาชดเชยเรงดวนใหแกผู

ไดรับผลกระทบ เพื่อบรรเทาทุกขฉุกเฉินในเบื้องตน 

- หากโครงการเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากการดำเนิน

โครงการ บริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด จะดำเนินการจายคาชดเชย

เรงดวนใหแกผูไดรับผลกระทบเพื่อบรรเทาทุกขฉุกเฉินเบื้องตน 

โดยในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 ไมมีความ

เสียหายเกิดขึ้นจากโครงการแตอยางใด 

- ไมพบปญหาในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-6 เอกสาร 

ประกันภัย 

 - บริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด ตองจัดทำและเสนอรายงานผลการ

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานสิ่งเวดลอม ใหสำนักนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) จังหวัด ปราจีนบุรี 

กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ

พลังงาน พิจารณาทุกๆ 6 เดือน ท้ังในระยะกอสราง และระยะ

ดำเนินการ ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบ

ผ ล ก ร ะ ท บ  สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ข อ งส ำ นั ก น โย บ าย แ ล ะ แ ผ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

- โครงการไดวาจางบริษัท  เอแอลเอส แลบอราทอรี  กรุป 

(ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีปรึกษาดานสิ่งแวดลอม เปน

ผู จั ดทำรายงานผลการป ฏิบั ติ  ตามแผนปฏิบั ติ การด าน 

สิ่งแวดลอม ประจำป พ.ศ.2566 เพื่อนำเสนอตอ สำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม จังหวัด

ปราจีนบุรี กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงาน คณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงาน ทุก 6 เดือน โดยรายงานฉบับน้ีเปน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่ งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

สิ่งแวดลอม ครั้งท่ี 1 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.

2566 

- ไมพบปญหาในการ

ดำเนินการ 

- ภ าค ผ น วก  ข -14  ส ำ เน า

หนังสือ นำสงรายงานผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

แ ล ะ  แ ก ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ

สิ่งแวดลอม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบ ผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการทอสง

กาซธรรมชาติ ไปยังโรงไฟฟา

นนทรี 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

  ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                      หนา 2-6 

ตารางที ่2.1-1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

     โครงการโรงไฟฟานนทรี ของบรษิัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

     ครั้งที่ 1/2566 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรคและ

การแกไข 
เอกสารอางอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ตอ) - หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม แสดงใหเห็น

แนวโนมปญหาสิ่ งแวดลอม บริษัท กัลฟ  เอ็นซี จำกัด ตอง

ดำเนินการ ปรับปรุงแก ไขปญหาน้ันโดยเร็วและหากเกิด 

เหตุการณใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บริษัทฯ 

ตองแจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และสำนักนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบ โดยเร็ว เพื่อจะได

ประสานใหความรวมมอื ในการแกไขปญหาดังกลาว 

- จากท่ีผานมาถึงปจจุบัน โครงการไมกอใหเกิดปญหา ดาน

สิ่งแวดลอม และไมพบขอรองเรยีนจากชุมชน อยางไรก็ตาม หาก

ผลการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในพื้นท่ี มี

แนวโนมท่ีจะเกิดปญหา โครงการจะแจงให หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ทราบเพื่อประสานความ รวมมือในการแกไขปญหาตอไป 

- ไมพบปญหาในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-3 แผนปฏิบัติ 

การรับเรื่องรองเรียน  และ 

เอกสารสรุปบัน ทึกการรับ 

เรื่องรองเรียน 

- ภ าพ ท่ี  2 -1 ศู น ย รั บ เรื่ อ ง

รองเรียน 

 - หากบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด มีความประสงค จะเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการและ/หรือ แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม 

ใหบริษัทฯ แจงหนวยงานผูอนุญาตพิจารณา ดังน้ี 

• หากหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตเห็นวา การเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอม มากกวาหรือเทียบเทามาตรการท่ี

กำหนด ไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีไดรับ

ความเห็นชอบไวแลว ใหหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจง 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี กำหนดไวในกฎหมายน้ันๆ 

ตอไป พรอมท้ังใหจัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ขางตนท่ี

รั บ จ ด แ จ ง ไว  แ จ ง ให ส ำ นั ก งาน  น โย บ าย แ ล ะ แ ผ น

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ สิง่แวดลอมเพื่อทราบ 

• หากหนวยงานอนุมัติหรืออนุญาตเห็นวา การเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวอาจกระทบตอ สาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบ สิง่แวดลอมท่ีไดรับความเห็นชอบไวแลว ให 

- โครงการไดขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ท่ีไดรับความเห็นชอบไวแลว ไป

ยั งส ำ นั ก งาน  ค ณ ะ ก ร รม ก า รก ำกั บ กิ จ ก า รพ ลั ง ง า น  

ซ่ึงเปน หนวยงานอนุญาต และไดรับมติเห็นชอบ ตามหนังสือท่ี 

สกพ 5502/11460 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 และไดแจงให

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบซ่ึงไดมีมติ

รับ ท ราบ  ตามห นั งสื อ ท่ี  ทส  1009.7/14296 ลงวัน ท่ี  10 

พฤศจกิายน พ.ศ.2560 

- ไมพบปญหาในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ก-2 สำเนาผลการ

พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลง 

ร าย ล ะ เอี ย ด โค ร งก าร ใน 

ร า ย ง า น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  

ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติ 

ไป ยังโรงไฟฟ านนทรี ของ 

บริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

  ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                      หนา 2-7 

ตารางที ่2.1-1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

     โครงการโรงไฟฟานนทรี ของบรษิัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

     ครั้งที่ 1/2566 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรคและ

การแกไข 
เอกสารอางอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ตอ) หนวยงานผูอนุมัติและผูอนุญาต จัดสงรายงานการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวใหสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการผูชำนาญการ พิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.) ชุดท่ีเกี่ยวของ 

ใหความเห็นชอบประกอบกอนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อ

โครงการไดรับอนุมัติ หรืออนุญาตใหมีการเปลี่ยนแปลงให 
หนวยงาน ผูอนุมัติหรืออนุญาตแจงผลการเปลี่ยนแปลง ดังกลาว

ให สํ า นักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เพือ่ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- เมื่อ บริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด ไดโอนกรรมสิทธิ์ ระบบทอสงกาซ

ธรรมชาติไปยังโรงไฟฟา นนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด ให

บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เปนผูดูแลรับผิดชอบ ในชวง

ดำเนินการโครงการแลว บริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด จะตองแจงโอน

กรรมสิทธ ระบบทอสงกาซฯ ดังกลาว และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ในระยะดำเนินการ ของบริษัท ปตท. 

จ ำ กั ด  (ม ห า ช น )  ใ ห ส ำ นั ก ง า น น โย บ า ย แ ล ะ แ ผ น

ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอมเพื่อทราบโดยเร็ว 

- เมื่ อ โครงการได โอนกรรมสิทธิ์ ระบบท อส งก าซฯ  ไป ยัง 

โรงไฟฟานนทรี ใหบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปนผูดูแล

รับผิดชอบแลว โครงการจะดำเนินการแจงการโอนกรรมสิทธิ์

ระบบทอสง กาซฯ ดังกลาว และความรับผิดชอบในการปฏิบัติ 

ตามมาตรการตางๆ ในระยะดำเนินการ ใหสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทราบโดยเร็ว โดย

ปจจุบันโครงการอยูระหวาง การโอนกรรมสิทธิ์โครงการทอสง

กาซฯ ใหกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

- ไมพบปญหาในการ

ดำเนินการ 

- 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

  ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                      หนา 2-8 

ตารางที ่2.1-1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

     โครงการโรงไฟฟานนทรี ของบรษิัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

     ครั้งที่ 1/2566 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรคและ

การแกไข 
เอกสารอางอิง 

2.  อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

 - การฝกอบรมดาน

อาชีวอนามัย และ

ความปลอดภัย 

- จัดใหมีการอบรม/ใหความรูทางดานอาชีวอนามัย และความ

ปลอดภัยอยางเหมาะสม แกพนักงานท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการ

ใชกาซฯ โดยหัวขอ ท่ีทำการฝกอบรม เชน 

• กฎระเบียบความปลอดภัยและวิธีการปฏิบัติงาน อยางปลอดภัย

ในเขตระบบทอกาซฯ 

• การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

• วิธีการปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน 

• การปฐมพยาบาลเบื้องตน เปนตน 

 

- โครงการไดจัดใหมีการฝกอบรมในบริษัทฯ เพื่อใหความรู

ทางดานอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยอยางเหมาะสมแก

พนักงานท่ีปฏิบัติงาน เกี่ยวของกับการใชกาซธรรมชาติ รวมท้ัง 

จัดใหมีการฝกอบรมภายนอกตามหลักสูตรผูปฏิบัติงาน สถานท่ี

ใชกาซธรรมชาต ิ

- ไมพบปญหาในการ

ดำเนินการ 

- 

 - การปองกันควบคุม 

การเกิดอุบตัิเหต ุ

กาซรั่วและการลกุ

ไหมจากกาซรัว่ 

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบทอสงกาซฯ อยางสม่ำเสมอ โดยมี

การเฝาระวังและบำรุงรักษา ดังน้ี 

• การเฝาระวงัแนวทอ  

- สํารวจพื้นท่ีวางทอสงกาซธรรมชาต ิเพื่อใหเปนไปตาม

มาตรฐาน ASME B31.8 เปนประจำปละ 2 ครัง้ 

- โครงการมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ ทอสงกาซ มีการ

ฟาระวังแนวทอ และสำรวจพื้นท่ีวางทอสงกาซธรรมชาติอยาง

สม่ำเสมอ โดยชวงระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566

โครงการยังไมพบความผิดปกติ แตอยางใด 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-8 เอกสารการ 

ตรวจสอบและบำรุงรักษา 

ระบบทอสงกาซ 

- ดำเนินการสํารวจบำรุงรักษาปายเตือน เพื่อใหเปนไปตาม

มาตรฐาน ASME B31.8 เปนประจำปละ 2 ครั้ง หากพบการ

สูญหาย ของปายเตือนใหดำเนินการเพิ่ มเติม ปาย ให

ครบถวนทันที (โดยใชวิธีการสำรวจ แนวทอทางรถยนตการ

เดินเทา ในพื้นท่ียานพาหนะไมสามารถเขาถึงได เปนตน) 

- โครงการดำเนินการติดตั้ง และสำรวจปายเตือน ตามแผนงาน

บำรุงรักษาทอสงกาซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จำกัด 

(มหาชน) โดยชวงระหวาง เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566

โครงการ ยังไมพบความผิดปกติแตอยางใด 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินงาน 

- ภ า พ ท่ี  2-2 ป า ย แ ส ด ง

ต ำแห น ง  แน วท อ ส งก าซ

ธรรมชาติ 

- ภาคผนวก ข-8 เอกสารการ 

ตรวจสอบและบำรุงรักษา 

ระบบทอสงกาซ 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

  ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                      หนา 2-9 

ตารางที ่2.1-1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

     โครงการโรงไฟฟานนทรี ของบรษิัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

     ครั้งที่ 1/2566 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรคและ

การแกไข 
เอกสารอางอิง 

2.  อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

- การปองกันควบคุม 

การเกิดอุบตัิเหต ุกาซ

รั่วและการลกุไหมจาก

กาซรั่ว (ตอ) 

• การบำรงุรักษาแนวทอ  

-  การสำรวจและสังเกตการทรุดตัวของทอสงกาซฯ และการ

กัดเซาะของดินท่ีปดทับทอสงกาซฯ บริเวณท่ีดินออน ทางน้ํา

ไหลหรือทางลาดชัน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน ASME 

B31.8 หัวขอ 841.4 เปนประจำปละ 1 ครั้ง 

- โครงการไดดำเนินการสำรวจและสังเกตการ ทรุดตัวของทอสง

กาซฯ และการกัดเซาะของดิน ท่ีปดทับทอสงกาซฯ ตามแผนงาน

บำรุงรักษา ทอสงกาซธรรมชาติ  ของบริษัท ปตท. จำกัด 

(มหาชน) โดยชวงระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566

โครงการยังไมพบความ ผดิปกติแตอยางใด 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินงาน 

- ภาคผนวก ข-8 เอกสารการ 

ตรวจสอบและบำรุงรักษา 

ระบบทอสงกาซ 

 • การสำรวจรอยรั่ว 

- สำรวจรอยรั่วของทอสงกาซธรรมชาติ เพื่อใหเปนไปตาม

มาตรฐาน ASME B31.8 เปนประจำปละ 1 ครั้ง 

- โครงการไดดำเนินการสำรวจรอยรั่วของทอสง กาซธรรมชาติ 

ตามแผนงานบำรุงรักษาทอสงกาซธรรมชาติ ของบริษัท ปตท.

จำกัด (มหาชน) โดยชวงระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.

2566 โครงการยังไมพบความผิดปกต ิแตอยางใด 

 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินงาน 

- ภาคผนวก ข-8 เอกสารการ 

ตรวจสอบและบำรุงรักษา 

ระบบทอสงกาซ 

 - ตรวจสอบการชำรุดของ Coating ของ ทอสงกาซธรรมชาติ

เปนประจำทุกๆ  5 ป  หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดลอม หรือคา Pipe to soil Potential ต่ำกวาเกณฑ 

ใหตรวจสอบเปนการเฉพาะ 

- โครงการไดดำเนินการตรวจสอบการชำรุดของ Coating ของทอ

สงกาซธรรมชาติ ตามแผนงานบำรุงรักษาทอสงกาซธรรมชาติ 

ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งแตกอนเริ่มทำการจายกาซฯ 

เขาสูระบบ และในชวงระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.

2566 โครงการยังไมพบความ ผดิปกตแิตอยางใด 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินงาน 

- ภาคผนวก ข-8 เอกสารการ 

ตรวจสอบและบำรุงรักษา 

ระบบทอสงกาซ 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

  ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                      หนา 2-10 

ตารางที ่2.1-1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

     โครงการโรงไฟฟานนทรี ของบรษิัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

     ครั้งที่ 1/2566 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรคและ

การแกไข 
เอกสารอางอิง 

2.  อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

- การปองกันควบคุม 

การเกิดอุบตัิเหต ุกาซ

รั่วและการลกุไหมจาก

กาซรั่ว (ตอ) 

• การบำรุงรักษาระบบปองกันเบื้องตน  

- ตรวจสอบแรงดันไฟฟาท่ีใชปองกัน การผุกรอนของทอสงกาซ

ธรรมชาติ (Pipe to soil Potential) เพื่อใหเปนไปตาม NACE 

SP-0169 เปนประจำ 2 ครั้ง/ป 

- โครงการไดดำเนินการตรวจสอบระดับแรงดัน ไฟฟาท่ีใชปองกัน

การผุกรอนของทอสงกาซ ธรรมชาติ ตามแผนงานบำรุงรักษาทอ

สงกาซ ธรรมชาติ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยชวง

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 โครงการยังไมพบ

ความผดิปกต ิแตอยางใด 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินงาน 

- ภาคผนวก ข-8 เอกสารการ 

ตรวจสอบและบำรุงรักษา 

ระบบทอสงกาซ 

 - ตรวจสอบการสึกกรอนของทอกาซธรรมชาติ บริเวณท่ีมีความ

เสี่ยงสูง เชน บริเวณของอ และกรณีท่ีพบการผุกรอนของทอสง

กาซ ธรรมชาติ ตามมาตรฐาน ASME B31.8 เปนประจำ 5ป/

ครัง้ 

- โครงการไดดำเนินการตรวจสอบระดับแรงดัน ไฟฟาท่ีใชปองกัน

การผุของทอสงกาซธรรมชาติ ตามแผนงานบำรงุรักษาทอสงกาซ

ธรรมชาติ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งแตกอนเริ่มทำ

การจายกาซฯ เขาสูระบบ และในชวงระหวางเดือนมกราคม-

มิถุนายน พ.ศ.2566 โครงการยังไมพบความผิดปกติ แตอยางใด 

 

 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินงาน 

- ภาคผนวก ข-8 เอกสารการ 

ตรวจสอบและบำรุงรักษา 

ระบบทอสงกาซ 

 - ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟาท่ีใชปองกัน การผุกรอนของทอสง

กาซฯ ทุกๆ ระยะ 1 เมตร เพื่อตรวจดูวาทอสงกาซบริเวณใด มีคา

ระดับแรงดันไฟฟาต่ำกวามาตรฐาน NACE SP-0169 เปนประจำ 

5 ป/ครั้ง (เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีนัยสําคัญ เชน บริเวณท่ีแนวทอตัดผาน

หรือ อยูใกลกับทออื่นท่ีมีการปองกันการผุกรอน หรือบริเวณท่ี 

ตรวจพบคา Pipe to soil Potential ต่ำกวาเกณฑ) 

- โครงการไดดำเนินการตรวจสอบระดับแรงดัน ไฟฟาท่ีใชปองกัน

การผุของทอสงกาซธรรมชาติ ตามแผนงานบำรุงรักษาทอสงกาซ

ธรรมชาติ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งแตกอน เริ่มทำ

การจายกาซฯ เขาสูระบบ และชวงระหวางเดือนมกราคม-

มิถุนายน พ.ศ.2566 โครงการยังไมพบความผิดปกติ แตอยางใด 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินงาน 

- ภาคผนวก ข-8 เอกสารการ 

ตรวจสอบและบำรุงรักษา 

ระบบทอสงกาซ 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

  ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                      หนา 2-11 

ตารางที ่2.1-1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

     โครงการโรงไฟฟานนทรี ของบรษิัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

     ครั้งที่ 1/2566 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรคและ

การแกไข 
เอกสารอางอิง 

2.  อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

- การปองกันควบคุม 

การเกิดอุบตัิเหต ุกาซ

รั่วและการลกุไหมจาก

กาซรั่ว (ตอ) 

- ตรวจสอบระบบจ ายกระแสไฟฟ า  Rectifier ให กั บ ระบบ 

Cathodic protection โดยวิธีการวัดพารามิเตอรตางๆ ทางไฟฟา 

ไดแก กระแสความตางศักยกำลัง เปนตน เปนประจำปละ 12 ครั้ง 

- โครงการไดดำเนินการตรวจสอบระดับแรงดัน ไฟฟาท่ีใชปองกัน

การผุกรอนของทอสงกาซ ธรรมชาติ ตามแผนงานบำรุงรักษาทอ

สงกาซ ธรรมชาติ โดยชวงระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 

พ.ศ.2566 โครงการยังไมพบความผิดปกติ แตอยางใด 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินงาน 

- ภาคผนวก ข-8 เอกสารการ 

ตรวจสอบและบำรุงรักษา 

ระบบทอสงกาซ 

- ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดลอม และข้ันตอนคูมือ การปฏิบัติงานในเขตระบบทอ

สงกาซฯ 

- โครงการมีการควบคุมใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม และข้ันตอนคูมือการ

ปฏิบัติงานในเขตระบบ ทอสงกาซฯ อยางเครงครัด 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินงาน 

- ภาคผนวก ข -9 คู มื อความ 

ปลอดภัย 

- ภาคผนวก  ข -10 น โยบ าย 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสิง่แวดลอม 

 - ดูแลรักษาปายแสดงตำแหนงแนวทอกาซ ใหเห็นขอความ และ

หมายเลขโทรศัพทแจง เหตุอยางชัดเจน 

- โครงการมีการดูแลรักษาปายแสดงตำแหนงแนวทอกาซ ใหเห็น

ขอความ และหมายเลขโทรศัพท แจงเหตุอยางชัดเจน 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินงาน 

- ภาพท่ี 2-2 ปายแสดงตำแหนง 

แนวทอสงกาซธรรมชาต ิ

 - ประสานงานไปยังหนวยงานเจาของพื้นท่ี วางทอและหนวยงาน

รับผิดชอบดูแลระบบ สาธารณูปโภคบริเวณใกลเคียงแนววางทอ

สงกาซฯ ของโครงการใหแจงกิจกรรมใดๆ ท่ีดำเนินการในเขต

ระบบทอสงกาซธรรมชาติ แกหนวยงานรับผิดชอบเปนการ

ลวงหนา 

- โครงการมีการประสานงานไปยังหนวยงาน เจาของพื้นท่ีวางทอ

และหนวยงานรับผิดชอบ ดูแลระบบสาธารณูปโภคบริเวณ

ใกลเคียงแนว วางทอสงกาซฯ ของโครงการใหแจงกิจกรรมใดๆ 

ท่ีดำเนินการในเขตระบบทอสงกาซธรรมชาติ แกหนวยงาน

รับผิดชอบเปนการลวงหนา โดย ชวงระหวางเดือนมกราคม-

มิถุนายน พ.ศ.2566 โครงการยังไมพบความผดิปกติ แตอยางใด 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-8 เอกสารการ 

ตรวจสอบและบำรุงรักษา 

ระบบทอสงกาซ 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

  ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                      หนา 2-12 

ตารางที ่2.1-1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

     โครงการโรงไฟฟานนทรี ของบรษิัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

     ครั้งที่ 1/2566 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรคและ

การแกไข 
เอกสารอางอิง 

2.  อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

- การปองกันควบคุม 

การเกิดอุบตัิเหต ุกาซ

รั่วและการลกุไหมจาก

กาซรั่ว (ตอ) 

- จัดใหมีระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit) เพื่อทำงาน

ภายในพ้ืนท่ีเขตระบบ ทอสงกาซฯ กอนดำเนินการ 

- โครงการมีการจัดใหมีการขออนุญาตทำงาน (Work Permit) เพื่อ

ทำงานภายในพื้นท่ีเขตระบบทอสงกาซฯ กอนดำเนินการทุกครั้ง 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-4 ระบบการ ขอ

อนุญาตเขาทำงานภายใน พื้นท่ี

เขตระบบท อส งก าซฯ เเละ

ตัวอยางเอกสารขออนุญาต เขา

พื้นท่ี (Work Permit) 

 - จัดใหมีแผนระงับเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน ฉุกเฉินเพื่อควบคุม

สถานการณในทันทีท่ีเกิด อุบัติเหตุจากการรั่วของกาซ 

โครงการมีการตรวจสอบความพรอมของการ ดำเนินงานตามแผน

ฉุกเฉินอยางสม่ำเสมอและ ฝกซอมแผนฉุกเฉินอยางตอเน่ือง เพื่อ

เตรียมความพรอม ท้ั งดานแผนงานการบั งคัญบัญชา การ

ประสานงาน และความพรอมของอุปกรณ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 ซ่ึงลาสุด โดยในป พ.ศ. 2566 โรงไฟฟามีแผนการซอมแผน

ฉุกเฉินในชวงครึ่งปหลัง และจะนำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับถัดไป 

(ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-5 แผนฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก ข-11 คูมือฉุกเฉิน 

สำหรับประชาชน หนวยงาน 

และสถานประกอบการ 

 

 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

  ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                      หนา 2-13 

ตารางที ่2.1-1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

     โครงการโรงไฟฟานนทรี ของบรษิัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

     ครั้งที่ 1/2566 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรคและ

การแกไข 
เอกสารอางอิง 

2.  อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

- การปองกันควบคุม 

การเกิดอุบตัิเหต ุกาซ

รั่วและการลกุไหมจาก

กาซรั่ว (ตอ) 

- ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไดดำเนินการโอนระบบ ทอสงกาซธรรมชาติ

ใหกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ภายหลังกอสรางแลวเสร็จ 

แผนฉุกเฉิน ระบบทอสงกาซธรรมชาติท้ังหมดของโครงการ จะถูก

ปรับไปใชแผนฉุกเฉินของ ปตท. หลังจากท่ี ปตท.ไดรับการโอน

กรรมสิทธิ์ ระบบทอสงกาซธรรมชาติเรียบรอยแลว 

- ปจจุบันโครงการอยูระหวางดำเนินการ โอนกรรมสิทธิ์ระบบทอ

สงกาซฯ ใหกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 

- ไมพบปญหาใน  

การดำเนินการ 

- ฝกซอมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน อยางนอยปละ 1 ครั้ง - โครงการมีการตรวจสอบความพรอมของการ ดำเนินงานตาม

แผนฉุกเฉินอยางสม่ำเสมอและ ฝกซอมแผนฉุกเฉินอยางตอเน่ือง 

เพื่อเตรียมความพรอม ท้ังดานแผนงานการบังคัญบัญชา การ

ประสานงาน และความพรอมของอุปกรณ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

โดยในป พ.ศ. 2566 โรงไฟฟามีแผนการซอมแผนฉุกเฉินในชวง

ครึ่งปหลัง และจะนำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับถัดไป (ระหวางเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-5 แผนฉุกเฉิน 

 

 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

  ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                      หนา 2-14 

ตารางที ่2.1-1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

     โครงการโรงไฟฟานนทรี ของบรษิัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

     ครั้งที่ 1/2566 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรคและ

การแกไข 
เอกสารอางอิง 

2.  อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

- การปองกันควบคุม 

การเกิดอุบตัิเหต ุกาซ

รั่วและการลกุไหมจาก

กาซรั่ว (ตอ) 

- จัดใหมีการทบทวน ปรับปรุง และประเมิน ประสิทธิภาพของแผน

ระงับเหตุฉุกเฉินของ โครงการเปนระยะๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- โครงการจะทำการทบทวน ปรับปรุง และประเมิน ประสิทธิภาพ

ของแผนระงับเหตุฉุกเฉินของ โครงการเปนระยะๆ โดยเฉพาะ

ภายหลังการฝกซอมแผนฉุกเฉินในแตละป เพื่อใหสามารถ 

ปฏิบัตไิดอยางมีประสทิธิภาพ 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 
- 

- จัดทำหมายเลขโทรศัพทของหนวยงาน ท่ีตองประสานงานในกรณี

เกิดเหตุการณฉุกเฉิน ไดแก สถานีตำรวจ หนวยบรรเทา สาธารณ

ภัย โรงพยาบาล สวนอุตสาหกรรมฯ เปนตน 

- โครงการไดจัดทำหมายเลขโทรศัพทของ หนวยงานท่ีตองประสานงาน

ในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน ไดแก สถานีตำรวจ หนวยบรรเทาสา

ธารณภัย โรงพยาบาล สวนอุตสาหกรรมฯ เปนตน 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-11 คูมือฉุกเฉิน 

สำหรับประชาชน หนวยงาน 

และสถานประกอบการ 

- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคมีผงท่ีบริเวณสถานี ควบคุมความดัน

และวัดปริมาณกาซธรรมชาติ (MRS) ของโรงไฟฟานนทรี 

- โครงการไดติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคมีผง ท่ีสถานีควบคุมความ

ดันและวัดปริมาณกาซธรรมชาติ (MRS) ของโรงไฟฟาจำนวน 4 

เครื่อง 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2-3 ถังดับเพลิงแบบ 

เคมีผง และ Tag ตรวจสอบ 

ถังดับเพลิงแบบเคมีผง 

- จัดใหมีเจาหนาท่ีประจำ ท่ีผานการฝกอบรมเปนอยางดี เพื่อทำ

หนาท่ีควบคุมดูแลในกรณ ีเกิดการรั่วไหลของกาซ 

- โครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีประจำ ท่ีผานการฝกอบรม เพื่อทำ

หนาท่ีควบคุม ดูแล ในกรณี เกิดการรัว่ไหลของกาซ 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-7 เอกสารการ ป

กอบรมดานความปลอดภัย 

- ภาพท่ี  2-4 เจาหนาท่ีรักษา 

ความปลอดภัย บริเวณสถานี 

ค วบ คุ ม ค ว าม ดั น แ ล ะวั ด

ปรมิาณกาซธรรมชาต ิ 

(MRS) 

- จัดใหมีระบบประกันคุมครองชีวิต และทรัพยสินท่ีไดรับความ

เสียหายจากการดำเนินโครงการ 

 

- โครงการไดจัดใหมีระบบประกันคุมครองชีวิต และทรัพยสินท่ี

ไดรับความเสียหายจากการ ดำเนินโครงการ 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-6 เอกสาร 

ประกันภัย 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

  ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                      หนา 2-15 

ตารางที ่2.1-1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

     โครงการโรงไฟฟานนทรี ของบรษิัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

     ครั้งที่ 1/2566 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรคและ

การแกไข 
เอกสารอางอิง 

2.  อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

- มาตรการปองกนั การ

เกิดอุบัติเหตุ จาก

บุคคลท่ีสาม และการ

กอวินาศกรรม (ตอ) 

 

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณปองกัน การรั่วไหลของกาซ 

อุปกรณปองกันอันตราย สวนบุคคลและอุปกรณควบคุมเพลิงท่ี

ติดตั้งไว ท่ีสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณกาซธรรมชาติ 

(MRS) อยางสม่ำเสมอ 

- โครงการมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ ปองกันการ

รั่วไหลของกาซ อุปกรณปองกัน อันตรายสวนบุคคลและอุปกรณ

ควบคุมเพลิง ท่ีติดตั้งไวท่ีสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณ 

กาซธรรมชาต ิ(MRS) อยางสม่ำเสมอ 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2-3 ถังดับเพลิงแบบ 

เคมีผง และ Tag ตรวจสอบ 

ถังดับเพลิงแบบเคมีผง 

- ภาคผนวก ข-8 เอกสารการ 

ตรวจสอบและบำรุงรักษา 

ระบบทอสงกาซ 
- ตรวจสอบความสมบูรณของปายเตือนตำแหนง ทอสงกาซ หรือ

สัญลักษณใหสามารถมองเห็น ขอความและหมายเลขโทรศัพทแจง

เหตฉุุกเฉิน 

- โครงการไดดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ ของปายเตือน

ตำแหนงทอสงกาซ หรือสัญลักษณ ใหสามารถมองเห็นขอความ

และหมายเลข โทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉนิไดอยางชัดเจน 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2-2 ปายแสดงตำแหนง 

แนวทอสงกาซธรรมชาต ิ

- ประชาสัมพันธขอความรวมมือกับหนวยงาน ชุมชน สถาน

ประกอบการท่ีอยูใกลเคียง ชวยสอดสองดูแลมิใหผู ใดมาทำ

กิจกรรม ท่ีอาจกอให เกิดความเสียหายกับแนวทอสง กาซ

ธรรมชาติของโครงการ รวมท้ังหาก หนวยงานใดจะดำเนินการ

กอสรางปรับปรุง หรือกระทำการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค 

พื้นท่ี เชน การซอมบำรุงถนน ไฟฟา ประปา โทรศัพทเปนตน ใน

เขตระบบสงทอกาซธรรมชาติ ตองแจงใหทราบลวงหนา รวมท้ัง 

จัดใหมีเจาหนาท่ีประสานงาน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- โครงการมีการประชาสัมพันธขอความรวมมือ กับหนวยงาน 

ชุมชน สถานประกอบการ ท่ีอยู ใกลเคียงชวยสอดสองดูแลหาก

เกิดกิจกรรม ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายกับแนวทอสง กาซ

ธรรมชาติของโครงการ ซ่ึงจะตองตองแจง ใหทราบลวงหนา ท้ังน้ี 

โครงการไดจัดใหมี เจาหนาท่ีประสานงานตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ ใกลเคียงแนวทอสงกาซฯ 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2-2 ปายแสดงตำแหนง 

แนวทอสงกาซธรรมชาต ิ

 - งานอาชีวอนามัย และ

ความปลอดภัย สำหรับ

พนักงาน ปฏิบัติงาน 

- ควบคุมใหมีการใชอุปกรณปองกันอันตราย สวนบุคคลท่ีเหมาะสม

ในแตละประเภทของงาน 

- โครงการไดจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย สวนบุคคลใหกับ

พนักงาน และมีการควบคุมให พนักงานใชอุปกรณคุมครอง

อันตรายสวนบุคคล ท่ีเหมาะสมในแตละประเภทของงาน 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2-5 พนักงานสวมใส 

อุปกรณ คุ มครองอันตราย 

สวนบุคคล 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

  ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                      หนา 2-16 

ตารางที ่2.1-1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

     โครงการโรงไฟฟานนทรี ของบรษิัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

     ครั้งที่ 1/2566 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรคและ

การแกไข 
เอกสารอางอิง 

2.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- งานอาชีวอนามยั และ
ความปลอดภัย สำหรบั
พนักงาน ปฏิบตังิาน 
(ตอ) 

 

- ควบคุมใหมีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ อุปกรณกอน
นำมาใชปฏิบัตงิาน 

- โครงการกำหนดใหมีการตรวจสอบสภาพ ของเครื่องมืออุปกรณ
กอนนำมาใชปฏิบัติงาน 

- ไมพบปญหาใน การ
ดำเนินการ 

-  

- ขณะท่ีดำเนินการซอมแซมทอกาซท่ีรั่วตอง ปฏิบตัดิังน้ี 
• จัดใหมีระบบอนุญาตเขาทำงานบริเวณ ท่ีทำการเช่ือมตอทอ 

และการตรวจสอบรอยเช่ือมดวย การเอ็กซเรย 
• ควบคุมดูแลใหผูปฏิบัติงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย เชน 

ถุงมือ หมวกนิรภัย รองเทานิรภัย เปนตน 
• กั้นเขตพื้นท่ีท่ีทำการเช่ือมตอ พรอมท้ังติดตั้งเครื่องหมายเตือน

แสดงเขตหวงหาม ท่ีอาจเกิดอันตราย 
• มีการตรวจวัดกาซในจุด ท่ีปฏิบัติ งานดวย Gas Detector 

ตลอดเวลา 
• กั้นบริเวณพื้นท่ีท่ีทำการตรวจสอบรอยเช่ือม พรอมท้ังหามมิใหผู

ท่ีไมมีสวนเกี่ยวของ เขามาในพื้นท่ีดังกลาวโดยเด็ดขาด 
• พื้นท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเช่ือมดวย การเอ็กซเรยตองจดัให

มี ปายรงัสีแสดงไว โดยมีขอความ และสัญลักษณในปาย 
• ผูปฏิบัตงิานตองตรวจสอบและติด Film badge หรือ แผนวัด 

OSL หรือ TLD card กอนเขาปฏิบตัิงาน 

- ในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 โครงการไมมี
กิจกรรมการซอมแซมทอสงกาซฯ แตอยางใด อยางไรก็ตาม หาก
มีกิจกรรมการซอมแซมทอสงกาซฯ เกิดข้ึน โครงการจะปฏิบัติ
ตามท่ีมาตรการกำหนดไวอยางเครงครัด 

- ไมพบปญหาใน การ
ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-8 เอกสารการ 
ตรวจสอบและบำรุงรักษา 
ระบบทอสงกาซ 

 - ตรวจสุขภาพพนักงานปฏิบตัิงานเปนประจำ ปละ 1 ครัง้ - โครงการไดดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน ปฏิบัติงานเปน
ประจำปละ 1 ครั้ง โดยในป พ.ศ.2566 มีแผนดำเนินการตรวจ 
ในชวงครึ่งปหลัง และจะรายงานผลการตรวจสุขภาพไวใน
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่ งแวดลอมและมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

- ไมพบปญหาใน การ
ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-15 เอกสารการ
ตรวจสุขภาพพนักงาน 
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ตารางที ่2.1-1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

     โครงการโรงไฟฟานนทรี ของบรษิัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

     ครั้งที่ 1/2566 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรคและ

การแกไข 
เอกสารอางอิง 

2.  อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

- งานอาชีวอนามยั และ

ความปลอดภัย สำหรบั

พนักงาน ปฏิบตังิาน 

(ตอ) 

- ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติงานซอมแซม ระบบทอสงกาซฯ ในบริเวณท่ี

เปนดินออน ตองทำการควบคุมการปฏิบัติงานขุดพื้นท่ี โดย จัดให

มีมาตรการปองกันดินพังทลายท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความ

ปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน เชน การติดตั้ง Sheet Pile บริเวณรอบ

พื้นท่ีขุดเปด หรือพิจารณาปรับความลาดชันของผนังบอ ให

เหมาะสม 

- ในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 โครงการไมมี

กิจกรรมการซอมแซมทอสงกาซฯ แตอยางใด อยางไรก็ตาม หาก

มีกิจกรรม การซอมแซมทอสงกาซฯ เกิดข้ึนในบริเวณ ท่ีเปนดิน

ออน โครงการจะปฏิบัตติามท่ีมาตรการ กำหนดไวอยางเครงครดั 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 

 

3. สังคม และการมีสวน

รวมของประชาชน 

- จัดใหมรีะบบการรับรองเรื่องรองเรยีนเกี่ยวกับ ความเดือดรอนของ

ประชาชนอันเน่ืองมาจาก การพัฒนาโครงการและเรงแกปญหา

โดยเร็ว 

- โครงการไดดำเนินการจัดระบบการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ

ความเดือดรอนของประชาชน อันเน่ืองมาจากการพัฒนา

โครงการ และเรงแกปญหาโดยเร็ว ท้ั งน้ี ในระหวางเดือน 

มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 ไมมีเรื่องรองเรียนเกิดขึ้นแต

อยางใด 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 

- ภ า พ ท่ี 2-1 ศู น ย รั บ เ รื่ อ ง 

รองเรียน 

- ภาคผนวก ข-3 แผนปฏิบัติ  

การรับ เรื่ อ งรองเรียนและ 

เอกสารสรุปบัน ทึกการรับ 

เรื่องรองเรียน 

 - จัดใหมีการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร คูมือการระงับเหตุฉุกเฉิน

ของชุมชน และหมายเลขโทรศัพท แจงเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบ

ทอสงกาซธรรมชาติ ใหกับหนวยงานตางๆ ชุมชน ในพื้น ท่ี

ใกลเคียง และผูท่ีสนใจ ผานชองทางการติดตอสื่อสารตางๆ เชน 

เจาหนาท่ีประชาสัมพันธของโครงการ เว็บไซตเอกสารเผยแพร 

ปายประชาสัมพันธ ผูนำชุมชน เปนตน 

- โครงการไดดำเนินการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร คูมือการระงับ

เหตุฉุกเฉินของชุมชน และหมายเลขโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉิน

เกี่ยวกับระบบ ทอสงกาซธรรมชาติ ใหกบัหนวยงานตางๆ ชุมชน 

ในพ้ืนท่ีใกลเคียง และผูท่ีสนใจ ผานชองทางการ ติดตอสื่อสาร

ตางๆ เชน เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ ของโครงการ เว็บไซต 

เอกสารเผยแพร ปายประชาสมัพันธ ผูนำชุมชน เปนตน 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2-2 ปายแสดงตำแหนง 

แนวทอสงกาซธรรมชาติ 

- ภาคผนวก ข-11 คูมือฉุกเฉิน 

สำหรับประชาชน หนวยงาน 

และสถานประกอบการ 

- ภ าค ผน วก  ข -12 เอ ก ส าร 

เผ ย แ พ ร ข อ มู ล  ข า ว ส า ร 

เกี่ยวกับกาซธรรมชาติและ 

ความปลอดภัย 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาตไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  
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ตารางที ่2.1-1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  

     โครงการโรงไฟฟานนทรี ของบรษิัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

     ครั้งที่ 1/2566 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรคและ

การแกไข 
เอกสารอางอิง 

3. สังคม และการมีสวน

รวมของประชาชน 

(ตอ) 

- สรางความสัมพันธท่ีดีตอชุมชน โดยเขารวมดำเนินกิจกรรมการมี

สวนรวม และสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชนหรือ 

หนวยงานในพื้นท่ีตามความเหมาะสม เชน การรวมกิจกรรมตาม

เทศกาลประเพณีวันสำคัญ ของชุมชน การสนับสนุนดานการกีฬา 

ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข และสาธารณประโยชนตางๆ เปน

ตน 

- โครงการมีการสรางความสัมพันธท่ีดีตอชุมชน โดยการเขารวม

ดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวม และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม

ตางๆ ของชุมชนหรือหนวยงานในพื้นท่ีตามความเหมาะสม เชน 

กิจกกรมปลอยพันธุปลา และกิจกรรมปลูกปา รวมกับชุมชน เปน

ตน 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-13 กิจกรรม การ

มี ส วน รวมกั บ ชุมชน  และ

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ 

 - เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ และความปลอดภัย 

สรางความรู ความเขาใจ และความเช่ือมั่นตอระบบและองคกร

โดยผาน สื่อประเภทตางๆ เชน การใหความรูเกี่ยวกับ กาซ

ธรรมชาติ ความสำคัญของปายเตือนแนว ทอ ชองทางติดตอ

ระหวางชุมชนกับโครงการ การเผยแพรขอมูลผานแผนพับ ใบปลิว 

เปนตน 

- โครงการไดดำเนินการเผยแพรขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับกาซ

ธรรมชาติและความปลอดภัย สรางความรู ความเขาใจ และ

ความเช่ือมั่นตอระบบ และองคกรโดยผานสื่อประเภทตางๆ เชน 

การใหความรูเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ ความสำคัญของ ปายเตือน

แนวทอ ชองทางติดตอระหวางชุมชน กับโครงการการเผยแพร

ขอมูลผานแผนพับ ใบปลิว เปนตน 

- ไมพบปญหาใน การ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก  ข -12 เอกส าร 

เผ ย แ พ ร ข อ มู ล  ข า ว ส า ร 

เกี่ยวกับกาซธรรมชาติและ 

ความปลอดภัย 
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ภาพที่ 2-1 ศูนยรบัเรื่องรองเรยีน 
  

  
  

ภาพที่ 2-2 ปายแสดงตำแหนงแนวทอสงกาซธรรมชาต ิ
  

 
  

ภาพที่ 2-3 ถงัดับเพลงิแบบเคมีผง และ Tag ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมผีง 
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ภาพที่ 2-4 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย บริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปรมิาณกาซธรรมชาต ิ(MRS) 

 
 

 
  

ภาพที่ 2-5 พนักงานสวมใสอุปกรณคุมครองอันตรายสวนบุคคล 

  

  
 
 

 



 

 

 

 

 

บทท่ี บทท่ี 33  
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

ระหวางเดอืนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

  

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                   หนา 3-1 

บทที่ 3  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ที่กำหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

3.1 ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 มาตรการกำหนดใหบันทึกการรั่วไหลของกาซ เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พรอมทั้งระบุสาเหตุวิธีการแกไข ผลกระทบที่

มีตอผูปฏิบัติงานในพื้นที่ และชุมชนใกลเคียง พื้นที่ดำเนินการระบบขนสงกาซธรรมชาติทางทอ เปนประจำทุกปตลอด

ระยะเวลาดำเนินการ 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด จัดใหมีการตรวจสอบและเฝา

ระวังการรั่วไหลของทอสงกาซธรรมชาติ โดยเจาหนาที่ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามแผนการบำรุงรักษาทอสง

กาซธรรมชาติเปนประจำ โดยระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 พบวา ไมมีการรั่วไหลของกาซหรือเหตุฉุกเฉิน

เกิดขึ้น รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข-8 อยางไรก็ตาม หากมีการรั่วไหลของกาซ และ/หรือ เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น 

โครงการฯ จะทำการบันทึกการรั่วไหลของกาซ เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พรอมทั้งระบุสาเหตุวิธีการแกไขผลกระทบที่มีตอ

ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ และชุมชนใกลเคียง พื้นที่ดำเนินการระบบขนสงกาซธรรมชาติทางทอ ตลอดแนวทอสงกาซธรรมชาติ 

ตามที่มาตรการฯ กำหนดอยางเครงครัด 

3.2 ดานสำรวจขอมูลดานเศรษฐกิจ-สังคม 

 มาตรการกำหนดใหดำเนินการสำรวจทัศนคติความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการระบบทอสงกาซ

ฯ โดยทำการประเมินการรับรูขาวสาร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ ผลกระทบที่ ไดรับ และการแกไข  

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอรองเรียน จากกลุมสถานประกอบการ ที่อยูในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทร

บุรีผูนำชุมชน หนวยงาน สถาบัน/องคกร และประชาชน ในรัศมี 500 เมตร จากแนวกึ่งกลางทอสงกาซฯ ทั้งสองขาง 

จำนวน 1 ครั้ง ในปแรกของระยะดำเนินการ หลังจากนั้น ใหดำเนินการ ทุก 5 ป 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด ไดดำเนินการติดตามตรวจสอบ

ความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการระบบทอสงกาซธรรมชาติ ในปแรกของระยะดำเนินการแลวระหวาง

วันที่ 29-30 กันยายน และวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีแผนดำเนินการในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยจะ

นำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดลอม ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 รายละเอยีดดังแสดงในภาคผนวก ค-1 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

ระหวางเดอืนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

  

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                   หนา 3-2 

3.3 ดานสถิติขอรองเรียนจากชมุชนและหนวยงานใกลเคียง 

โครงการไดจัดทำแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องรองเรียนตางๆ ที่เกิดขึ้น จากกลุมสถานประกอบการที่อยูในสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี ผูนำชุมชน หนวยงาน สถาบัน/องคกร และประชาชน ในรัศมี 500 เมตร จากแนว

กึ่งกลางทอสงกาซฯ ทั้งสองขาง รวมทั้งกำหนดชองทางการรับเรื่องรองเรียนจากชุมชนผานทางศูนยรับเรื่องรองเรียนของ

โครงการ รวมถึงจัดใหมีการจดบันทึก จำนวนเรื่องรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไข และผลการแกไข

ปญหาอยางตอเนื่อง ตั้งแตระยะกอสรางจนถึงปจจุบัน โดยในชวงระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบวา ไมมี 

ขอรองเรียนเกิดขึ้นแตอยางใด รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข-3 แผนปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียน และเอกสารสรุป

บันทึกการรับเรื่องรองเรียน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี บทท่ี 44  
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

 

 
  

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด  

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

  

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                  หนา 4-1 

บทท่ี 4   
สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

4.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด ไดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ในโครงการทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัดระหวางเดือน

มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566  พบวา โครงการดำเนินการไดยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด  

  

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด เปนผูดำเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ในโครงการทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟานนทรี ของบริษัท กัลฟ เอ็นซี จำกัด

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบวา โครงการดำเนินการครบถวน สรุปดังนี้ 

4.2.1 ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ไมมีการร่ัวไหลของกาซหรือเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน ในพื้นที่ดำเนินการระบบขนสงกาซธรรมชาติทางทอ  

4.2.2 ดานสำรวจขอมูลดานเศรษฐกิจ-สังคม 

การติดตามตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชน เก่ียวกับการดำเนินการระบบทอสงกาซธรรมชาติ ไดดำเนินการ

ติดตามตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชน เก่ียวกับการดำเนินการระบบทอสงกาซธรรมชาติ ในปแรกของระยะดำเนินการ

แลวระหวางวันที่ 29-30 กันยายน และวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีแผนดำเนินการอีกคร้ังเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยจะ

นำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

4.2.3 ดานสถิติขอรองเรียนจากชุมชนและหนวยงานใกลเคียง 

สำหรับการรับขอรองเรียนทั้งในกลุมสถานประกอบการที่อยูในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี ผูนำ

ชุมชน หนวยงาน สถาบัน/องคกร และประชาชน ในรัศมี 500 เมตร จากแนวก่ึงกลางทอสงกาซฯ ทั้งสองขาง รวมทั้งกำหนด

ชองทางการรับเร่ืองรองเรียนจากชุมชนผานทางศูนยรับเร่ืองรองเรียนของโครงการ รวมถึงจัดใหมีการจดบันทึก จำนวนเร่ือง

รองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไข และผลการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง ตั้งแตระยะกอสรางจนถึงปจจุบัน 

โดยในชวงระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566  พบวา ไมมีขอรองเรียนเกิดข้ึนแตอยางใด 




