
กรกฎาคม 2566

จัดทำโดย บริษัท ศูนยวิเคราะหน้ำ จำกัด

1/94 หมูที่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

โทรศัพท : 035-800593, 035-226382-3 โทรสาร : 035-800594

โครงการ เดอะพารค ชิดลม

เจาของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พารค ชิดลม

ที่ตั้ง เลขที่ 1 ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-254-7555

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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แบบ ตต.2 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการ เดอะพาร์ค ชิดลม  
 

1.  ชื่อโครงการ   : เดอะพาร์ค ชิดลม 
2.  สถานที่ต้ัง   :   ตั้งอยู่เลขท่ี 1 ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
3.  ชื่อเจ้าของโครงการ   :   นิติบุคคลอาคารชุด เดอะพาร์ค ชิดลม 
4.  สถานที่ติดต่อ  :  เลขท่ี 1 ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
                                                   โทรศัพท ์: 02-254-7555 
5.  จัดทำโดย :   บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด 
6.  โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
 : เลขที่ ทส 1009/12912 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 
7.  โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ คร้ังสุดท้าย   
 :  ฉบั บ เดื อ น ก รก ฎ าค ม  ถึ ง  ธั น ว าค ม  พ .ศ . 2 565  (ร ะย ะด ำ เนิ น ก าร )  

ลงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2566 
8.  หน่วยงานอนุญาต  :   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
9.  รายละเอียดโครงการ 
➢ ลักษณะ/ประเภทโครงการ :   อาคารอยู่อาศัยรวม 
➢ ขนาดพื้นท่ีโครงการ   :   พื้นที ่5-1-84.4 ไร่ หรือประมาณ 8,737.6 ตารางเมตร 
➢ กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 

-  ระบบน้ำใช้   :   โดยจะนำมาเก็บในถังเก็บน้ำช้ันใต้ดินของโครงการ จำนวน 1 ถัง/อาคาร ถังเก็บน้ำ
ช้ันใต้ดิน ฝั่งชิดลมทาวเวอร์ มีขนาดความจุ 360 ลูกบาศก์เมตร ถังเก็บน้ำใต้ดิน ฝั่ง
สมคิดทาวเวอร์ มีขนาดความจุ 375 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะทำการสูบโดยใช้
เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำจากถังเก็บน้ำช้ันใต้ดินไปยังถังเก็บน้ำบนอาคาร จำนวน 2 ถัง/
อาคาร และจ่ายน้ำให้กับพื้นที่ใช้สอยส่วนต่างๆ ของอาคาร 

-  การบำบัดน้ำเสีย   :   เป็นระบบบําบัดน้ำแบบฟิล์มตรึงเติมอากาศ (Fixed Film Aeration) ที่ได้รับการ
ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 330 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีปริมาณน้ำเสีย
เฉลี่ยต่ออาคารอยู่ท่ี 159.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

-  พื้นที่เขียว :   พื้นที่สีเขียวของโครงการอยู่บริเวณช้ันล่างทั้งหมด โดยมีตำแหน่งและขนาดตรง
ตามที่ระบุในมาตรการฯ ท้ังนี้ โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาซ่อมแซมให้
มีสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ 

-  การจัดการมูลฝอย   :   โครงการได้รับบริการการเก็บมูลฝอยไปกำจัดโดยมีบริษัทเอกชนเข้ามาเก็บ 
ทุก ๆ 3 วัน ภายหลังการเก็บขนแม่บ้านจะล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม
ทุกครั้ง 

-  ระบบไฟฟ้า   :   โครงการได้ รับกระแสไฟฟ้ ามาจากสํ านักงาน ไฟฟ้ าเขตคลองเตย ผ่ าน 
Transformer ชนิด Dry Type โดยหม้อแปลงไฟ ขนาด 1,600 KVA จำนวน 4 
ชุด  
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ก  หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการฯ  
ข  หนังสือจากหน่วยงานราชการ  
ค  เอกสารประกอบการปฏิบัตติามมาตรการฯ  
ง   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
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