








แบบ ตต.2 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการ Condolette Ize Ratchatewi 
 

1.  ชื่อโครงการ   : Condolette Ize Ratchatewi 

2.  สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 444 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
3.  ชื่อเจาของโครงการ   :   นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดเลต ไอซ ราชเทวี 
4.  สถานที่ติดตอ  :  เลขที่ 444 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
5.  จัดทำโดย :   บริษัท ศูนยวิเคราะหน้ำ จำกัด 
6.  โครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม   
 : เลขที่ ทส.1009.5/3592 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2554 

7.  โครงการไดนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดทาย   
 :  ฉบับเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2565 ลงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2566  
8.  หนวยงานอนุญาต  :   ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
9.  รายละเอียดโครงการ 

 ลักษณะ/ประเภทโครงการ :   อาคารอยูอาศัยรวม 

 ขนาดพื้นที่โครงการ   :   1-2-24 ไร หรือ 2,496 ตารางเมตร 
 กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 

 

-  การใชน้ำ :   โครงการจะใชน้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาแมนศรี 
โดยจะตอทอประปา จากการประปานครหลวงผานมิเตอร เพื่อนำมาเก็บไวในถัง
เก็บน้ำใตดิน จากนั้นสูบน้ำไปยังถังเก็บน้ำชั้นหลังคา กอนจะจายน้ำมายังชั้นตางๆ 
ของอาคาร ปจจุบันมีปริมาณการใชน้ำภายในโครงการเฉล่ีย 36 ลูกบาศกเมตร/วัน 

-  การบำบัดน้ำเสีย :   มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ ชนิด Rotating Biological Contactor (RBC) 

จำนวน 1 ชุด ออกแบบใหรองรับน้ำเสียได 180 ลูกบาศกเมตร/วัน/ชุด  ปจจุบันมี
ปริมาณน้ำเสียเขาระบบบำบัดประมาณ 28 ลูกบาศกเมตร/วัน 

-  การจัดการมูลฝอย :   โครงการจะจัดใหมีหองพักมูลฝอยประจำชั้น ตั้งแตชั้นท่ี 11 ถึงช้ันท่ี 33 (ซ่ึงเปนชั้น
พักอาศัย) จำนวน 1 หอง/ชั้น และมีหองพักมูลฝอยรวมตั้งอยูภายในอาคารบริเวณ
ชั้นที่ 1 ดานทิศใตของตัวอาคาร สำหรับรวบรวมขยะมูลฝอยจากชั้นพักอาศัยเพื่อ
รอสำนักงานเขตราชเทวเีขามาเก็บขนไปกำจัด 

-  ระบบไฟฟา :   โครงการรับกระแสไฟฟาจากไฟฟานครหลวงเขตสามเสน ผานหมอแปลงไฟฟา 
Transformer ชนิด Dry Type Cast Resin ขนาด 1,000 KVA จำนวน 2 ชุด เพื่อ
จายไปยังสวนตางๆ ในโครงการ สำหรับระบบไฟฟาฉุกเฉินโครงการไดติดตั้งเครื่อง
กำเนิดไฟฟาสำรองฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 250 KVA จำนวน 1 ชุด และระบบ
ไฟฟาสองสวางฉุกเฉิน (Emergency Light) ขนาด 12 V สำหรับใชในกรณีฉุกเฉิน
หรือไฟฟาขัดของ 
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บริษัท ศูนยวิเคราะหน้ำ จำกัด  I  

สารบญั 
 

 หนา 
สารบัญ I 
สารบัญภาพ II 
สารบัญตาราง III 

 
บทที่  1   รายละเอียดโครงการ  

1.1   ความเปนมาในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  1-1 
1.2   รายละเอยีดโครงการโดยสังเขป 1-2 
1.3   รายละเอยีดโครงการ 1-5 
1.4   แผนการปฏิบัติตามมาตรการทีร่ะบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 1-30 

บทที่  2   ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  
2.1   การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 2-1 
2.2   ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 2-1 

บทที่  3   ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
3.1   การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 3-1 
3.2   วัตถุประสงค 3-1 
3.3   ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-1 
3.4   ผลการปฏิบัติตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 3-2 
3.5   ผลการวเิคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม 3-8 

บทที่  4   สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และขอเสนอแนะ  
  
ภาคผนวก  

ก   หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการฯ  
ข   หนังสือจากหนวยงานราชการ  
ค   เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ง   ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพส่ิงแวดลอม  
จ   สำเนาหนังสือรับรองหองปฏิบัติการวเิคราะหเอกชน  
ฉ   กฎหมายที่เกี่ยวของ  
ช   เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห  
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บริษัท ศูนยวิเคราะหน้ำ จำกัด  II  

สารบญัภาพ 
 

ภาพที ่  หนา 
1.2-1 ที่ตั้งโครงการ 1-3 
1.2-2 สภาพปจจุบัน 1-4 
1.3.2-1 พื้นที่สีเขียวและสันทนาการ 1-8 
1.3.3-1 ระบบน้ำใช 1-11 
1.3.4-1 การบำบัดน้ำเสีย 1-14 
1.3.5-1 ระบบระบายน้ำและปองกันน้ำทวม 1-16 
1.3.6-1 การจดัการมูลฝอย 1-18 
1.3.7-1 ระบบไฟฟา 1-19 
1.3.8-1 ระบบปองกันและแจงเตือนอัคคีภัย 1-24 
1.3.9-1 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1-27 
1.3.10-1 การจราจรภายในพ้ืนที่โครงการ 1-29 
2.2-1 รั้วรอบโครงการ 2-31 
2.2-2 การจดัการพ้ืนที่สีเขียว 2-31 
2.2-3 การจดัการดานจราจร 2-34 
2.2-4 การจดัการน้ำเสีย 2-36 
2.2-5 การจดัการน้ำใช 2-37 
2.2-6 การจดัการระบบระบายน้ำ 2-39 
2.2-7 การจดัการมูลฝอย 2-40 
2.2-8 การจดัการระบบไฟฟา 2-42 
2.2-9 การจดัการระบบปองกันอัคคีภัย 2-43 
2.2-10 การจดัการดานสาธารณสุข 2-46 
2.2-11 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 2-46 
2.2-12 การสื่อสารและความปลอดภัย 2-47 
2.2-13 โครงสรางอาคารและสีตัวอาคาร 2-48 
3.5.3-1 ตำแหนงและการเก็บตัวอยางการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 3-10 
3.5.3-2 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง ในป 2564 - ปจจุบัน 3-15 
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บริษัท ศูนยวิเคราะหน้ำ จำกัด  III  

สารบญัตาราง 
 

ตารางที ่  หนา 
1.4.1-1 แผนงานการปฏิบัติตามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 1-30 
1.4.2-1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 1-31 
2.2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 2-2 
3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 3-3 
3.5.2-1 ขอบเขตการวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 3-8 
3.5.3-1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง  3-11 
3.5.3-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง ในป 2564 - ปจจุบัน 3-14 
4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไมไดปฏิบัติ ปฏิบัติไมได ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ และยังไม

ถึงเวลาปฏิบัติ 
4-1 

4-2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไมไดปฏิบัติ ปฏิบัติไมได ปฏิบัติไดแตไมมี
ประสิทธิภาพ และยังไมถึงเวลาปฏิบัติ พรอมขอเสนอแนะ 

4-2 

4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่ไมไดปฏิบัติ ปฏิบัติไมได ปฏิบัติไดแตไมมี
ประสิทธิภาพ และยังไมถึงเวลาปฏิบัติ พรอมขอเสนอแนะ 

4-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




