
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 1 

ผลการตรวจตดิตามคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0001 
 

 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 1/12 

 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้ 

จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าเสียก่อนการบาํบดั บริเวณถงัแยกตะกอน 2 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าท้ิงหลงัการบาํบดั บริเวณถงัสูบนํ้าท้ิง 

จุดท่ี 3 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 4 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 5 มกราคม 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 6 มกราคม 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 6-16 มกราคม 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 2 กุมภาพนัธ์ 2566 

เคร่ืองมอื : Analytical Balance “Sartorius” Model BSA Series Serial No. SWB3139614148 ID No. CI-01-003  

DO meter “YSI” Model 5000/5100 Serial No. 18L109487 ID No. WW-15-001 

Incubator  “Binder”Model KB240 Serial No. 20180000012164 ID No. WW-16-001 

Oven “Memmert” Model MEM-1 UF55 Serial No. B219.0142 ID No. WW-05-002 

pH meter  “Thermo Fisher” Model Orion Versaster Pro Serial No. 12260 ID No. WW-03-001 

Distillation unit VEPODEST “Gerhardt” Model VAP 200 Serial No. 5200 18 0181 DI No. WW-20-001 

Turbosog “Gerhardt” Model TUR Serial No. 6300 18 0137 DI No. WW-21-001 

Rotary evaporator “KNF” Model RC600 Serial No. 6.12360309 ID No. WW-17-001 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 2/12 

 

ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบ บริเวณ 

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าเสียก่อนการบาํบดั  

บริเวณถงัแยกตะกอน 2 

5 มกราคม 2566 

pH(##) - - - 7.3 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) (##) mg/L 2 5 18 

Total Suspended Solids (TSS)(#)(##) mg/L 1 3 28 

Settleable Solids ml/L - 0.1 <0.1 

Total Dissolved Solids (TDS)(#)(##) mg/L 5 10 378 

Sulfide(##) mg/L 0.3 0.5 ND(6) 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)(##) mg/L 1 3 58 

Oil and Grease(##) mg/L 1.0 3.0 <3.0 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - 9.2×103 

Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 mL 1.1 - 5.4×103 

ลกัษณะตวัอย่าง สีเหลือง ขุ่น มีตะกอน  
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 3/12 

 

ผลการทดสอบ (ต่อ) 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบ บริเวณ 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าท้ิงหลงัการบาํบดั 

บริเวณถงัสูบนํ้าท้ิง 

มาตรฐาน

อาคาร 

ประเภท ข(1) 
5 มกราคม 2566 

pH(##) - - - 8.0 5-9 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) (##) mg/L 2 5 ND(6) ≤ 30 

Total Suspended Solids (TSS)(#)(##) mg/L 1 3 ND(6) ≤ 40 

Settleable Solids ml/L - 0.1 <0.1 ≤ 0.5 

Total Dissolved Solids (TDS)(#)(##) mg/L 5 10 255 (5) 

Sulfide(##) mg/L 0.3 0.5 ND(6) ≤ 1.0 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)(##) mg/L 1 3 <3 ≤ 35 

Oil and Grease(##) mg/L 1.0 3.0 <3.0 ≤ 20 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - 7.0×10 - 

Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 mL 1.1 - 4.9×10 - 

ลกัษณะตวัอย่าง ไม่มีสี ใส มีตะกอนเล็กนอ้ย 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 4/12 

 

ผลการทดสอบ (ต่อ) 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 3 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(2) 
5 มกราคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - 4.0 ≤10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(6) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(6) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(6) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 4 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(2) 
5 มกราคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(6) ≤10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(6) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(6) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(6) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 5/12 

 

วธิีทดสอบ : 1. pH : In - house method : WP-WW-03 based on Standard Method For the Examination of Water and 

Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 4500-H+ B  

2. Biochemical Oxygen Demand (BOD) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, 

APHA, AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 5210 B 

3. Total Suspended Solids (TSS) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 2540 D 

4. Settleable Solids  : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 

23rded., 2017, Part 2540 F 

5. Total Dissolved Solids (TDS) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 2540 C 

6. Sulfide : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rded., 

2017Part 4500-S2- F 

7. Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 4500-Norg B 

8. Oil and Grease : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 

23rded., 2017, Part 5520 B 

9. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9221 

10. Fecal Coliform Bacteria (FCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9221 B 

11. Staphylococcus Aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

12. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9213E. 

13. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 6/12 

 

หมายเหตุ(1) = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจาก

อาคารบางประเภทและบางขนาด 
(2) = คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(3) =  Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(4) =  Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(5) =  ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 mg/L (นํ้ าประปาท่ีใชใ้นโครงการมี TDS เท่ากบั   

153 mg/L) 
(6) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 

 (##) = รายการทดสอบท่ีไดรั้บความเห็นชอบให้วิเคราะห์ไดจ้ากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย บริษทั ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลย ี 

       (ไทยแลนด)์ จาํกดัเลขทะเบียน ว-131 
(#) =   รายการทดสอบท่ีไดรั้บการรับรองความสามารถห้องปฏิบติัการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 7/12 

 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้สระว่ายนํ้า 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 12 มกราคม 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 13 มกราคม 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 13-23 มกราคม 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 2 กุมภาพนัธ์ 2566 

 
ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
12 มกราคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
12 มกราคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 

 
เลขที ่31/8 หมู่ 13 ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7147-58 Fax 02-441-7176 

หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0001 
 

 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 8/12 

 

วธิีทดสอบ : 1. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9221 

2. Staphylococcus Aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

3. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9213E. 

4. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

หมายเหตุ(1) = คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(2) =  Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 

 
เลขที ่31/8 หมู่ 13 ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7147-58 Fax 02-441-7176 

หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0001 
 

 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 9/12 

 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้สระว่ายนํ้า 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 19 มกราคม 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 20 มกราคม 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 20-31 มกราคม 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 2 กุมภาพนัธ์ 2566 

 
ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
19 มกราคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
19 มกราคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 

 
เลขที ่31/8 หมู่ 13 ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7147-58 Fax 02-441-7176 

หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0001 
 

 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 10/12 

 

วธิีทดสอบ : 1. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9221 

2. Staphylococcus Aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

3. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 

23rded., 2017, Part 9213E. 

4. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

 หมายเหตุ(1) = คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(2) =  Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 

 
เลขที ่31/8 หมู่ 13 ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7147-58 Fax 02-441-7176 

หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0001 
 

 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 11/12 

 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้สระว่ายนํ้า 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 26 มกราคม 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 27 มกราคม 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 27-31 มกราคม 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 2 กุมภาพนัธ์ 2566 

 
ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
26 มกราคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
26 มกราคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 

 
เลขที ่31/8 หมู่ 13 ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7147-58 Fax 02-441-7176 

หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0001 
 

 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 12/12 

 

วธิีทดสอบ : 1.    Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9221 

2.     Staphylococcus Aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

3.    Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 

23rded., 2017, Part 9213E. 

4.    E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

หมายเหตุ(1) = คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(2) =  Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 

 

 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด  

เลขที ่31/8 หมู่ 13 ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7147-58 Fax 02-441-7176 

หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0395 
 

 

 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 1/12 
 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้สระว่ายนํ้า 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 2 กุมภาพนัธ์ 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 3 กุมภาพนัธ์ 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 3-18 กุมภาพนัธ์ 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 17 มีนาคม 2566 

 
ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
2 กุมภาพนัธ์ 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
2 กุมภาพนัธ์ 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด  

เลขที ่31/8 หมู่ 13 ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7147-58 Fax 02-441-7176 

หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0395 
 

 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 2/12 

 

วธิีทดสอบ : 1. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9221 

2. Staphylococcus Aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

3. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9213E. 

4. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

หมายเหตุ(1) =  คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(2) =  Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 3/12 

 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้ 

จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าเสียก่อนการบาํบดั บริเวณถงัแยกตะกอน 2 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าท้ิงหลงัการบาํบดั บริเวณถงัสูบนํ้าท้ิง 

จุดท่ี 3 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 4 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 9 กุมภาพนัธ์ 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 10 กุมภาพนัธ์ 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 10-27 กุมภาพนัธ์ 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 17 มีนาคม 2566 

เคร่ืองมอื : Analytical Balance “Sartorius” Model BSA Series Serial No. SWB3139614148 ID No. CI-01-003  

DO meter “YSI” Model 5000/5100 Serial No. 18L109487 ID No. WW-15-001 

Incubator  “Binder”Model KB240 Serial No. 20180000012164 ID No. WW-16-001 

Oven “Memmert” Model MEM-1 UF55 Serial No. B219.0142 ID No. WW-05-002 

pH meter  “Thermo Fisher” Model Orion Versaster Pro Serial No. 12260 ID No. WW-03-001 

Distillation unit VEPODEST “Gerhardt” Model VAP 200 Serial No. 5200 18 0181 DI No. WW-20-001 

Turbosog “Gerhardt” Model TUR Serial No. 6300 18 0137 DI No. WW-21-001 

Rotary evaporator “KNF” Model RC600 Serial No. 6.12360309 ID No. WW-17-001 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 4/12 

 

ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบ บริเวณ 

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าเสียก่อนการบาํบดั  

บริเวณถงัแยกตะกอน 2 

9 กุมภาพนัธ์ 2566 

pH(##) - - - 7.4 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) (##) mg/L 2 5 19 

Total Suspended Solids (TSS)(##) mg/L 1 3 13 

Settleable Solids ml/L - 0.1 0.1 

Total Dissolved Solids (TDS)(##) mg/L 5 10 362 

Sulfide(##) mg/L 0.3 0.5 ND(6) 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)(##) mg/L 1 3 38 

Oil and Grease(##) mg/L 1.0 3.0 ND(6) 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - 4.3×103 

Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 mL 1.1 - 3.5×103 

ลกัษณะตวัอย่าง สีเหลือง ขุ่น มีตะกอน 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 5/12 

 

ผลการทดสอบ (ต่อ) 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบ บริเวณ 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าท้ิงหลงัการบาํบดั 

บริเวณถงัสูบนํ้าท้ิง 

มาตรฐาน

นํา้ทิง้อาคาร 

ประเภท ข(1) 
9 กุมภาพนัธ์ 2566 

pH(##) - - - 7.2 5-9 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) (##) mg/L 2 5 9 ≤ 30 

Total Suspended Solids (TSS)(##) mg/L 1 3 14 ≤ 40 

Settleable Solids ml/L - 0.1 0.2 ≤ 0.5 

Total Dissolved Solids (TDS)(##) mg/L 5 10 408 (5) 

Sulfide(##) mg/L 0.3 0.5 ND(6) ≤ 1.0 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)(##) mg/L 1 3 16 ≤ 35 

Oil and Grease(##) mg/L 1.0 3.0 ND(6) ≤ 20 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - 6.3×10 - 

Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 mL 1.1 - 3.1×10 - 

ลกัษณะตวัอย่าง สีเหลือง ขุ่น มีตะกอน 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 6/12 

 

ผลการทดสอบ (ต่อ) 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 3 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(2) 
9 กุมภาพนัธ์ 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(6) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(6) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(6) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(6) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 4 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(2) 
9 กุมภาพนัธ์ 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(6) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(6) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(6) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(6) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 7/12 

 

วธิีทดสอบ : 1. pH : In - house method : WP-WW-03 based on Standard Method For the Examination of Water and 

Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 4500-H+ B  

2. Biochemical Oxygen Demand (BOD) : Standard Method For the Examination of Water and 

Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 5210 B 

3. Total Suspended Solids (TSS) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, 

APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 2540 D 

4. Settleable Solids  : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, 

WEF 23rd ed., 2017, Part 2540 F 

5. Total Dissolved Solids (TDS) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, 

APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 2540 C 

6. Sulfide : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd 

ed., 2017 Part 4500-S2- F 

7. Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) : In - house method : WP-WW-16 based on Standard Method For the 

Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 4500-Norg B 

8. Oil and Grease : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, 

WEF 23rd ed., 2017, Part 5520 B 

9. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, 

APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9221  

10. Fecal Coliform Bacteria (FCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA,                   

AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9221 B 

11. Staphylococcus Aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

12. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9213 E. 

13. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 8/12 

 

หมายเหตุ(1) = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจาก

อาคารบางประเภทและบางขนาด 
(2) = คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(3) = Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(4) = Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(5) = ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 mg/L (นํ้ าประปาท่ีใชใ้นโครงการมี TDS เท่ากับ   

156 mg/L) 
(6) = Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้< LOD) 

 (##) = รายการทดสอบท่ีไดรั้บความเห็นชอบให้วิเคราะห์ไดจ้ากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย บริษทั ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลย ี 

       (ไทยแลนด)์ จาํกดัเลขทะเบียน ว-131 
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(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 9/12 

 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้สระว่ายนํ้า 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 16 กุมภาพนัธ์ 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 17 กุมภาพนัธ์ 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 17 กุมภาพนัธ์ – 1 มีนาคม 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 17 มีนาคม 2566 

 
ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
16 กุมภาพนัธ์ 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
16 กุมภาพนัธ์ 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด  

เลขที ่31/8 หมู่ 13 ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 
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หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0395 
 

 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 10/12 

 

วธิีทดสอบ : 1. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9221 

2. Staphylococcus Aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

3. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 

23rded., 2017, Part 9213E. 

4. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

หมายเหตุ(1) =   คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(2) =  Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด  

เลขที ่31/8 หมู่ 13 ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 
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หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0395 
 

 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 11/12 

 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้สระว่ายนํ้า 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 23 กุมภาพนัธ์ 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 24 กุมภาพนัธ์ 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 24 กุมภาพนัธ์ – 8 มีนาคม 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 17 มีนาคม 2566 

 
ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
23 กุมภาพนัธ์ 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
23 กุมภาพนัธ์ 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
 

 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด  
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หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0395 
 

 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 12/12 

 

วธิีทดสอบ : 1. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9221  

2. Staphylococcus Aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

3. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, 

WEF 23rd ed., 2017, Part 9213 E. 

4. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

หมายเหตุ(1) =  คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(2) =  Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 

 

 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 

 
เลขที ่31/8 หมู่ 13 ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 
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หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0484 
 

 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 1/12 
 

 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้สระว่ายนํ้า 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าเสียก่อนการบาํบดั บริเวณถงัแยกตะกอน 2 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าท้ิงหลงัการบาํบดั บริเวณถงัสูบนํ้าท้ิง 

จุดท่ี 3 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 4 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 2 มีนาคม 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 3 มีนาคม 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 3-27 มีนาคม 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 21 เมษายน 2566 

เคร่ืองมอื : Analytical Balance “Sartorius” Model BSA Series Serial No. SWB3139614148 ID No. CI-01-003  

DO meter “YSI” Model 5000/5100 Serial No. 18L109487 ID No. WW-15-001 

Incubator  “Binder”Model KB240 Serial No. 20180000012164 ID No. WW-16-001 

Oven “Memmert” Model MEM-1 UF55 Serial No. B219.0142 ID No. WW-05-002 

pH meter  “Thermo Fisher” Model Orion Versaster Pro Serial No. 12260 ID No. WW-03-001 

Distillation unit VEPODEST “Gerhardt” Model VAP 200 Serial No. 5200 18 0181 DI No. WW-20-001 

Turbosog “Gerhardt” Model TUR Serial No. 6300 18 0137 DI No. WW-21-001 

Rotary evaporator “KNF” Model RC600 Serial No. 6.12360309 ID No. WW-17-001 
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บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 
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หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0484 
 

 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 2/12 
 

 
ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบ บริเวณ 

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าเสียก่อนการบาํบดั  

บริเวณถงัแยกตะกอน 2 

2 มีนาคม 2566 

pH(#)(##) - - - 7.5 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)(##) mg/L 2 5 9 

Total Suspended Solids (TSS)(##) mg/L 1 3 7 

Settleable Solids ml/L - 0.1 <0.1 

Total Dissolved Solids (TDS)(##) mg/L 5 10 385 

Sulfide(##) mg/L 0.3 0.5 ND(6) 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)(##) mg/L 1 3 54 

Oil and Grease(##) mg/L 1.0 3.0 <3.0 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - 1.6×10 

Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 mL 1.1 - 9.2 

ลกัษณะตวัอย่าง สีเหลืองอ่อน ขุ่น มีตะกอนเล็กนอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 
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หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0484 
 

 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 3/12 
 

 
ผลการทดสอบ (ต่อ) 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบ บริเวณ 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าท้ิงหลงัการบาํบดั 

บริเวณถงัสูบนํ้าท้ิง 

มาตรฐาน

นํา้ทิง้อาคาร 

ประเภท ข(1) 
2 มีนาคม 2566 

pH(#)(##) - - - 6.5 5-9 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)(##) mg/L 2 5 8 ≤ 30 

Total Suspended Solids (TSS)(##) mg/L 1 3 19 ≤ 40 

Settleable Solids ml/L - 0.1 1.1 ≤ 0.5 

Total Dissolved Solids (TDS)(##) mg/L 5 10 391 (5) 

Sulfide(##) mg/L 0.3 0.5 ND(6) ≤ 1.0 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)(##) mg/L 1 3 7 ≤ 35 

Oil and Grease(##) mg/L 1.0 3.0 <3.0 ≤ 20 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - 1.4×10 - 

Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 mL 1.1 - 1.1×10 - 

ลกัษณะตวัอย่าง สีเหลืองอ่อน ใส มีตะกอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 4/12 
 

 
ผลการทดสอบ (ต่อ) 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 3 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(2) 
2 มีนาคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(6) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(6) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(6) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(6) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 

 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 4 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(2) 
2 มีนาคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(6) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(6) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(6) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(6) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 2/14 

 

วธิีทดสอบ : 1. pH : In - house method : WP-WW-03 based on Standard Method For the Examination of Water and 

Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 4500-H+ B  

2. Biochemical Oxygen Demand (BOD) : Standard Method For the Examination of Water and 

Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 5210 B 

3. Total Suspended Solids (TSS) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, 

APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 2540 D 

4. Settleable Solids  : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, 

WEF 23rd ed., 2017, Part 2540 F 

5. Total Dissolved Solids (TDS) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, 

APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 2540 C 

6. Sulfide : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd 

ed., 2017 Part 4500-S2- F 

7. Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) : In - house method : WP-WW-16 based on Standard Method For the 

Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 4500-Norg B 

8. Oil and Grease : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, 

WEF 23rd ed., 2017, Part 5520 B 

9. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, 

APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9221  

10. Fecal Coliform Bacteria (FCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA,                   

AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9221 B 

11. Staphylococcus aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

12. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9213 E 

13. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 3/14 

 

หมายเหตุ(1) = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจาก

อาคารบางประเภทและบางขนาด 
(2) = คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(3) = Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(4) = Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(5) = ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 mg/L (นํ้ าประปาท่ีใชใ้นโครงการมี TDS เท่ากับ   

155 mg/L) 
(6) = Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้< LOD) 
(#)= รายการทดสอบท่ีไดรั้บการรับรองความสามารถห้องปฏิบติัการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

 (##) = รายการทดสอบท่ีไดรั้บความเห็นชอบให้วิเคราะห์ไดจ้ากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย บริษทั ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลย ี 

       (ไทยแลนด)์ จาํกดัเลขทะเบียน ว-131 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 4/14 

 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้ 

จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 9 มีนาคม 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 10 มีนาคม 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 10-27 มีนาคม 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 21 เมษายน 2566 

 

ผลการทดสอบ (ต่อ) 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
9 มีนาคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
9 มีนาคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 5/14 

 

วธิีทดสอบ : 1. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9221 

2. Staphylococcus aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

3. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9213E. 

4. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

หมายเหตุ(1) =  คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(2) =  Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 9/14 

 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้สระว่ายนํ้า 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 16 มีนาคม 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 17 มีนาคม 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 17–30 มีนาคม 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 21 เมษายน 2566 

 
ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
16 มีนาคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
16 มีนาคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 10/14 

 

วธิีทดสอบ : 1. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9221 

2. Staphylococcus aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

3. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 

23rded., 2017, Part 9213E. 

4. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

หมายเหตุ(1) =   คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(2) =  Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 
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บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 

 
เลขที ่31/8 หมู่ 13 ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7147-58 Fax 02-441-7176 

หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0484 
 

 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 11/14 

 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้สระว่ายนํ้า 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 23 มีนาคม 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 24 มีนาคม 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 24 มีนาคม – 6 เมษายน 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 21 เมษายน 2566 

 
ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
23 มีนาคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
23 มีนาคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
 

 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 

 
เลขที ่31/8 หมู่ 13 ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7147-58 Fax 02-441-7176 

หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0484 
 

 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 12/14 

 

วธิีทดสอบ : 1. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9221  

2. Staphylococcus aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

3. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, 

WEF 23rd ed., 2017, Part 9213 E. 

4. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

หมายเหตุ(1) =  คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(2) =  Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 

 
เลขที ่31/8 หมู่ 13 ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7147-58 Fax 02-441-7176 

หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0484 
 

 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 13/14 

 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้สระว่ายนํ้า 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 30 มีนาคม 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 31 มีนาคม 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 31 มีนาคม – 10 เมษายน 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 21 เมษายน 2566 

 
ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
30 มีนาคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
30 มีนาคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
 

 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 

 
เลขที ่31/8 หมู่ 13 ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7147-58 Fax 02-441-7176 

หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0484 
 

 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 14/14 

 

วธิีทดสอบ : 1. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, 

WEF 23rd ed., 2017, Part 9221  

2 .Staphylococcus aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

3. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 

23rd ed., 2017, Part 9213 E. 

4. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

หมายเหตุ(1) =  คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(2) =  Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 

 

 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
เลขที ่31/8 หมู่ 13 ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7147-58 Fax 02-441-7176 

หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0547 
 

 
 

………………………………………… 
(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  
ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   

 หน้า : 1/12 
 

ผลการทดสอบคุณภาพน า้ 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพน ้าเสียก่อนการบ าบดั บริเวณถงัแยกตะกอน 2 

จุดท่ี 2 คุณภาพน ้าท้ิงหลงัการบ าบดั บริเวณถงัสูบน ้าท้ิง 
จุดท่ี 3 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้ าบริเวณส่วนลึก 
จุดท่ี 4 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  
1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 6 เมษายน 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 7 เมษายน 2566 
วนัทีท่ดสอบ  : 7-28 เมษายน 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 8 พฤษภาคม 2566 
เคร่ืองมอื : Analytical Balance “Sartorius” Model BSA Series Serial No. SWB3139614148 ID No. CI-01-003  

DO meter “YSI” Model 5000/5100 Serial No. 18L109487 ID No. WW-15-001 
Incubator  “Binder”Model KB240 Serial No. 20180000012164 ID No. WW-16-001 
Oven “Memmert” Model MEM-1 UF55 Serial No. B219.0142 ID No. WW-05-002 
pH meter  “Thermo Fisher” Model Orion Versaster Pro Serial No. 12260 ID No. WW-03-001 
Distillation unit VEPODEST “Gerhardt” Model VAP 200 Serial No. 5200 18 0181 DI No. WW-20-001 
Turbosog “Gerhardt” Model TUR Serial No. 6300 18 0137 DI No. WW-21-001 
Rotary evaporator “KNF” Model RC600 Serial No. 6.12360309 ID No. WW-17-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
เลขที ่31/8 หมู่ 13 ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7147-58 Fax 02-441-7176 

หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0547 
 

 
 

………………………………………… 
(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  
ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   

 หน้า : 2/12 
 

ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบ บริเวณ 
จุดท่ี 1 คุณภาพน ้าเสียก่อนการบ าบดั  

บริเวณถงัแยกตะกอน 2 
6 เมษายน 2566 

pH(##) - - - 7.4 
Biochemical Oxygen Demand (BOD)(##) mg/L 2 5 31 
Total Suspended Solids (TSS)(##) mg/L 1 3 12 
Settleable Solids ml/L - 0.1 0.1 
Total Dissolved Solids (TDS)(##) mg/L 5 10 322 
Sulfide(##) mg/L 0.3 0.5 ND(6) 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)(##) mg/L 1 3 64 
Oil and Grease(##) mg/L 1.0 3.0 ND(6) 
Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - 2.1×10 

Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 mL 1.1 - 1.1×10 

ลกัษณะตวัอย่าง สีเหลือง ใส มีตะกอน 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
เลขที ่31/8 หมู่ 13 ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7147-58 Fax 02-441-7176 

หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0547 
 

 
 

………………………………………… 
(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  
ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   

 หน้า : 3/12 
 

ผลการทดสอบ (ต่อ) 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบ บริเวณ 
จุดท่ี 2 คุณภาพน ้าท้ิงหลงัการบ าบดั 

บริเวณถงัสูบน ้าท้ิง 

มาตรฐาน
น า้ทิง้อาคาร 
ประเภท ข(1) 

6 เมษายน 2566 
pH(##) - - - 5.8 5-9 
Biochemical Oxygen Demand (BOD)(##) mg/L 2 5 23 ≤ 30 
Total Suspended Solids (TSS)(##) mg/L 1 3 18 ≤ 40 

Settleable Solids ml/L - 0.1 < 0.1 ≤ 0.5 
Total Dissolved Solids (TDS)(##) mg/L 5 10 488 (5) 
Sulfide(##) mg/L 0.3 0.5 ND(6) ≤ 1.0 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)(##) mg/L 1 3 8 ≤ 35 
Oil and Grease(##) mg/L 1.0 3.0 < 3.0 ≤ 20 
Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - 2.5×10 - 
Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 mL 1.1 - 1.7×10 - 

ลกัษณะตวัอย่าง สีเหลือง ใส มีตะกอน 
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………………………………………… 
(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  
ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   

 หน้า : 4/12 
 

ผลการทดสอบ (ต่อ) 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบบริเวณ  
จุดท่ี 3 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 
คุณภาพน า้
สระว่ายน า้(2) 

6 เมษายน 2566 
Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(6) ≤ 10 
Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(6) ไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(6) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(6) ไม่พบ 
ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบบริเวณ  
จุดท่ี 4 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 
คุณภาพน า้
สระว่ายน า้(2) 

6 เมษายน 2566 
Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(6) ≤ 10 
Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(6) ไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(6) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(6) ไม่พบ 
ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
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………………………………………… 
(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  
ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   

 หน้า : 5/12 
 

วธิีทดสอบ : 1. pH : In - house method : WP-WW-03 based on Standard Method For the Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 4500-H+ B  

2. Biochemical Oxygen Demand (BOD) : Standard Method For the Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 5210 B 

3. Total Suspended Solids (TSS) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, 
APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 2540 D 

4. Settleable Solids  : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF 23rd ed., 2017, Part 2540 F 

5. Total Dissolved Solids (TDS) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, 
APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 2540 C 

6. Sulfide : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd 
ed., 2017 Part 4500-S2- F 

7. Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) : In - house method : WP-WW-16 based on Standard Method For the 
Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 4500-Norg B 

8. Oil and Grease : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF 23rd ed., 2017, Part 5520 B 

9. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, 
APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9221  

10. Fecal Coliform Bacteria (FCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA,                   
AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9221 B 

11. Staphylococcus aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 
12. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9213 E 
13. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 
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………………………………………… 
(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  
ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   

 หน้า : 6/12 
 

หมายเหตุ(1) = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด 

(2) = ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจกรรม
อ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

(3) = Limit of Detection (ขีดจ ากดัต ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(4) = Limit of Quantitation (ปริมาณต ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(5) = ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 mg/L (น ้ าประปาท่ีใชใ้นโครงการมี TDS เท่ากับ   

153 mg/L) 
(6) = Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้< LOD) 

 (##) = รายการทดสอบท่ีไดรั้บความเห็นชอบให้วิเคราะห์ไดจ้ากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย บริษทั ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลย ี  
       (ไทยแลนด)์ จ  ากดัเลขทะเบียน ว-131 
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………………………………………… 
(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  
ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   

 หน้า : 7/12 
 

ผลการทดสอบคุณภาพน า้สระว่ายน ้า 

จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้ าบริเวณส่วนลึก 
จุดท่ี 2 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  
1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 11 เมษายน 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 12 เมษายน 2566 
วนัทีท่ดสอบ  : 12-29 เมษายน 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 8 พฤษภาคม 2566 

 
ผลการทดสอบ (ต่อ) 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  
จุดท่ี 1 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 
คุณภาพน า้
สระว่ายน า้(1) 

11 เมษายน 2566 
Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 
Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 
ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 

 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  
จุดท่ี 2 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 
คุณภาพน า้
สระว่ายน า้(1) 

11 เมษายน 2566 
Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 
Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 
ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
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………………………………………… 
(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  
ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   

 หน้า : 8/12 
 

วธิีทดสอบ : 1. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 
AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9221 

2. Staphylococcus aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 
3. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9213E. 
4. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

หมายเหตุ(1) =  ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจกรรม
อ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

(2) =  Limit of Detection (ขีดจ ากดัต ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณต ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 
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ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  
ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   

 หน้า : 9/12 
 

ผลการทดสอบคุณภาพน า้สระว่ายน ้า 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 2 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้ าบริเวณส่วนต้ืน 
สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 20 เมษายน 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 21 เมษายน 2566 
วนัทีท่ดสอบ  : 21-29 เมษายน 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 8 พฤษภาคม 2566 

 

ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  
จุดท่ี 1 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 
คุณภาพน า้
สระว่ายน า้(1) 

20 เมษายน 2566 
Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 
Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 
ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 

 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  
จุดท่ี 2 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 
คุณภาพน า้
สระว่ายน า้(1) 

20 เมษายน 2566 
Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 
Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(4) ไม่พบ 
ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
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………………………………………… 
(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  
ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   

 หน้า : 10/12 
 

วธิีทดสอบ : 1. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 
AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9221 

2. Staphylococcus aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 
3. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 

23rded., 2017, Part 9213E. 
4. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

หมายเหตุ(1) =   ค  าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจกรรม
อ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

(2) =  Limit of Detection (ขีดจ ากดัต ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณต ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 
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………………………………………… 
(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  
ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   

 หน้า : 11/12 
 

ผลการทดสอบคุณภาพน า้สระว่ายน ้า 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 2 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้ าบริเวณส่วนต้ืน 
สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 27 เมษายน 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 28 เมษายน 2566 
วนัทีท่ดสอบ  : 28 เมษายน- 5 พฤษภาคม 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 8 พฤษภาคม 2566 

 

ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  
จุดท่ี 1 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 
คุณภาพน า้
สระว่ายน า้(1) 

27 เมษายน 2566 
Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 
Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 
ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 

 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  
จุดท่ี 2 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 
คุณภาพน า้
สระว่ายน า้(1) 

27 เมษายน 2566 
Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 
Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(4) ไม่พบ 
ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
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………………………………………… 
(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  
ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   

 หน้า : 12/12 
 

วธิีทดสอบ : 1. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 
AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9221  

2. Staphylococcus aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 
3. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, 

WEF 23rd ed., 2017, Part 9213 E. 
4. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

หมายเหตุ(1) =  ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจกรรม
อ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

(2) =  Limit of Detection (ขีดจ ากดัต ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณต ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 
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v 

 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

      ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 1/12 
 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้ 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าเสียก่อนการบาํบดั บริเวณถงัแยกตะกอน 2 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าท้ิงหลงัการบาํบดั บริเวณถงัสูบนํ้าท้ิง 

จุดท่ี 3 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 4 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 4 พฤษภาคม 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 5 พฤษภาคม 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 5-24 พฤษภาคม 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 12 มิถุนายน 2566 

เคร่ืองมอื : Analytical Balance “Sartorius” Model BSA Series Serial No. SWB3139614148 ID No. CI-01-003  

DO meter “YSI” Model 5000/5100 Serial No. 18L109487 ID No. WW-15-001 

Incubator  “Binder”Model KB240 Serial No. 20180000012164 ID No. WW-16-001 

Oven “Memmert” Model MEM-1 UF55 Serial No. B219.0142 ID No. WW-05-002 

pH meter  “Thermo Fisher” Model Orion Versaster Pro Serial No. 12260 ID No. WW-03-001 

Distillation unit VEPODEST “Gerhardt” Model VAP 200 Serial No. 5200 18 0181 DI No. WW-20-001 

Turbosog “Gerhardt” Model TUR Serial No. 6300 18 0137 DI No. WW-21-001 

Rotary evaporator “KNF” Model RC600 Serial No. 6.12360309 ID No. WW-17-001 
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v 

 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

      ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 2/12 
 

ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบ บริเวณ 

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าเสียก่อนการบาํบดั  

บริเวณถงัแยกตะกอน 2 

4 พฤษภาคม 2566 

pH(##) - - - 7.6 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)(##) mg/L 2 5 35 

Total Suspended Solids (TSS)(##) mg/L 1 3 402 

Settleable Solids ml/L - 0.1 19.0 

Total Dissolved Solids (TDS)(##) mg/L 5 10 402 

Sulfide(##) mg/L 0.3 0.5 ND(6) 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)(##) mg/L 1 3 74 

Oil and Grease(##) mg/L 1.0 3.0 3.2 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - 4.9 ×10 

Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 mL 1.1 - 7.9 ×10 

ลกัษณะตวัอย่าง สีเหลือง ขุ่น มีตะกอนมาก 
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v 

 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

      ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 3/12 
 

ผลการทดสอบ (ต่อ) 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบ บริเวณ 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าท้ิงหลงัการบาํบดั 

บริเวณถงัสูบนํ้าท้ิง 

มาตรฐาน

นํา้ทิง้จาก

อาคาร 

ประเภท ข(1) 4 พฤษภาคม 2566 

pH(##) - - - 7.3 5-9 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)(##) mg/L 2 5 6 ≤ 30 

Total Suspended Solids (TSS)(##) mg/L 1 3 6 ≤ 40 

Settleable Solids ml/L - 0.1 < 0.1 ≤ 0.5 

Total Dissolved Solids (TDS)(##) mg/L 5 10 495 (5) 

Sulfide(##) mg/L 0.3 0.5 ND(6) ≤ 1.0 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)(##) mg/L 1 3 < 3 ≤ 35 

Oil and Grease(##) mg/L 1.0 3.0 ND(6) ≤ 20 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(6) - 

Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(6) - 

ลกัษณะตวัอย่าง สีเหลืองอ่อน ใส มีตะกอนเลก็นอ้ย 
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v 

 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

      ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 4/12 
 

ผลการทดสอบ (ต่อ) 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 3 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(2) 
4 พฤษภาคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(6) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(6) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(6) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(6) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 

 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 4 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(2) 
4 พฤษภาคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(6) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(6) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(6) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(6) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
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(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

       ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 5/12 

 

วธิีทดสอบ : 1. pH : In - house method : WP-WW-03 based on Standard Method For the Examination of Water and 

Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 4500-H+ B  

2. Biochemical Oxygen Demand (BOD) : Standard Method For the Examination of Water and 

Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 5210 B 

3. Total Suspended Solids (TSS) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, 

APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 2540 D 

4. Settleable Solids  : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, 

WEF 23rd ed., 2017, Part 2540 F 

5. Total Dissolved Solids (TDS) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, 

APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 2540 C 

6. Sulfide : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd 

ed., 2017 Part 4500-S2- F 

7. Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) : In - house method : WP-WW-16 based on Standard Method For the 

Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 4500-Norg B 

8. Oil and Grease : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, 

WEF 23rd ed., 2017, Part 5520 B 

9. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, 

APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9221  

10. Fecal Coliform Bacteria (FCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA,                   

AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9221 B 

11. Staphylococcus aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

12. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9213 E 

13. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

       ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 6/12 

 

หมายเหตุ(1) = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจาก

อาคารบางประเภทและบางขนาด 
(2) = คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(3) = Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(4) = Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(5) = ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 mg/L (นํ้ าประปาท่ีใชใ้นโครงการมี TDS เท่ากับ   

155 mg/L) 
(6) = Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้< LOD) 

 (##) = รายการทดสอบท่ีไดรั้บความเห็นชอบให้วิเคราะห์ไดจ้ากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย บริษทั ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลย ี 

       (ไทยแลนด)์ จาํกดัเลขทะเบียน ว-131 

 

 

 

 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด  

เลขที ่31/8 หมู่ 13 ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7147-58 Fax 02-441-7176 

หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0591 
 

 

 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

       ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 7/12 

 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้สระว่ายนํ้า 

จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 11 พฤษภาคม 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 12-22 พฤษภาคม 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 12 มิถุนายน 2566 

 

ผลการทดสอบ (ต่อ) 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
11 พฤษภาคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
11 พฤษภาคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

       ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 8/12 

 

วธิีทดสอบ : 1. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9221 

2. Staphylococcus aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

3. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9213E. 

4. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

หมายเหตุ(1) =  คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(2) =  Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

       ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 9/12 

 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้สระว่ายนํ้า 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 18 พฤษภาคม 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 19 พฤษภาคม 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 19-29 พฤษภาคม 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 12 มิถุนายน 2566 

 
ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
18 พฤษภาคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
18 พฤษภาคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

       ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 10/12 

 

วธิีทดสอบ : 1. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9221 

2. Staphylococcus aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

3. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 

23rded., 2017, Part 9213E. 

4. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

หมายเหตุ(1) =   คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(2) =  Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด  

เลขที ่31/8 หมู่ 13 ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7147-58 Fax 02-441-7176 

หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0591 
 

 

 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

       ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 11/12 

 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้สระว่ายนํ้า 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 25 พฤษภาคม 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 26 พฤษภาคม 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 26 พฤษภาคม- 5 มิถุนายน 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 12 มิถุนายน 2566 

 
ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
25 พฤษภาคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
25 พฤษภาคม 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
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Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7147-58 Fax 02-441-7176 

หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0591 
 

 

 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

       ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 12/12 

 

วธิีทดสอบ : 1. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9221  

2. Staphylococcus aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

3. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, 

WEF 23rd ed., 2017, Part 9213 E. 

4. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

หมายเหตุ(1) =  คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(2) =  Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 
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บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 
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หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0646 
 

v 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

      ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 1/12 
 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้ 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าเสียก่อนการบาํบดั บริเวณถงัแยกตะกอน 2 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าท้ิงหลงัการบาํบดั บริเวณถงัสูบนํ้าท้ิง 

จุดท่ี 3 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 4 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 1 มิถุนายน 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 2 มิถุนายน 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 2 - 20 มิถุนายน 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 19 กรกฎาคม 2566 

เคร่ืองมอื : Analytical Balance “Sartorius” Model BSA Series Serial No. SWB3139614148 ID No. CI-01-003  

DO meter “YSI” Model 5000/5100 Serial No. 18L109487 ID No. WW-15-001 

Incubator  “Binder”Model KB240 Serial No. 20180000012164 ID No. WW-16-001 

Oven “Memmert” Model MEM-1 UF55 Serial No. B219.0142 ID No. WW-05-002 

pH meter  “Thermo Fisher” Model Orion Versaster Pro Serial No. 12260 ID No. WW-03-001 

Distillation unit VEPODEST “Gerhardt” Model VAP 200 Serial No. 5200 18 0181 DI No. WW-20-001 

Turbosog “Gerhardt” Model TUR Serial No. 6300 18 0137 DI No. WW-21-001 

Rotary evaporator “KNF” Model RC600 Serial No. 6.12360309 ID No. WW-17-001 
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v 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

      ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 2/12 
 

ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบ บริเวณ 

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าเสียก่อนการบาํบดั  

บริเวณถงัแยกตะกอน 2 

1 มิถุนายน 2566 

pH(#) (##) - - - 7.6 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)(##) mg/L 2 5 10 

Total Suspended Solids (TSS)(##) mg/L 1 3 6 

Settleable Solids ml/L - 0.1 0.1 

Total Dissolved Solids (TDS)(##) mg/L 5 10 334 

Sulfide(##) mg/L 0.3 0.5 ND(6) 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)(##) mg/L 1 3 57 

Oil and Grease(##) mg/L 1.0 3.0 ND(6) 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - 2.5×10 

Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 mL 1.1 - 1.7×10 

ลกัษณะตวัอย่าง สีเหลืองอ่อน ใส มีตะกอนเลก็นอ้ย 
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v 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

      ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 3/12 
 

ผลการทดสอบ (ต่อ) 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบ บริเวณ 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าท้ิงหลงัการบาํบดั 

บริเวณถงัสูบนํ้าท้ิง 

มาตรฐาน

คุณภาพนํา้ทิง้

จากอาคาร 

ประเภท ข(1) 1 มิถุนายน 2566 

pH(#) (##) - - - 7.6 5-9 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)(##) mg/L 2 5 < 5 ≤ 30 

Total Suspended Solids (TSS)(##) mg/L 1 3 6 ≤ 40 

Settleable Solids ml/L - 0.1 < 0.1 ≤ 0.5 

Total Dissolved Solids (TDS)(##) mg/L 5 10 523 (5) 

Sulfide(##) mg/L 0.3 0.5 ND(6) ≤ 1.0 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)(##) mg/L 1 3 8 ≤ 35 

Oil and Grease(##) mg/L 1.0 3.0 < 3.0 ≤ 20 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(6) - 

Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(6) - 

ลกัษณะตวัอย่าง สีเหลืองอ่อน ใส มีตะกอนเลก็นอ้ย 
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v 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

      ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 4/12 
 

ผลการทดสอบ (ต่อ) 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 3 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(2) 
1 มิถุนายน 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(6) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(6) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(6) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(6) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 

 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(3) LOQ(4) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 4 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(2) 
1 มิถุนายน 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(6) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(6) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(6) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(6) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

       ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 5/14 

 

วธิีทดสอบ : 1. pH : In - house method : WP-WW-03 based on Standard Method For the Examination of Water and 

Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 4500-H+ B  

2. Biochemical Oxygen Demand (BOD) : Standard Method For the Examination of Water and 

Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 5210 B 

3. Total Suspended Solids (TSS) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, 

APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 2540 D 

4. Settleable Solids  : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, 

WEF 23rd ed., 2017, Part 2540 F 

5. Total Dissolved Solids (TDS) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, 

APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 2540 C 

6. Sulfide : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd 

ed., 2017 Part 4500-S2- F 

7. Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) : In - house method : WP-WW-16 based on Standard Method For the 

Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 4500-Norg B 

8. Oil and Grease : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, 

WEF 23rd ed., 2017, Part 5520 B 

9. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, 

APHA, AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9221  

10. Fecal Coliform Bacteria (FCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA,                   

AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9221 B 

11. Staphylococcus aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

12. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9213 E 

13. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

       ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 6/14 

 

หมายเหตุ(1) = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจาก

อาคารบางประเภทและบางขนาด 
(2) = คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(3) = Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(4) = Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(5) = ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 mg/L (นํ้ าประปาท่ีใชใ้นโครงการมี TDS เท่ากับ   

158 mg/L) 
(6) = Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้< LOD) 
(#)=  รายการทดสอบท่ีไดรั้บการรับรองความสามารถห้องปฏิบติัการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

 (##) = รายการทดสอบท่ีไดรั้บความเห็นชอบให้วิเคราะห์ไดจ้ากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย บริษทั ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลย ี 

       (ไทยแลนด)์ จาํกดัเลขทะเบียน ว-131 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

       ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 7/14 

 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้สระว่ายนํ้า 

จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 8 มิถุนายน 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 9 มิถุนายน 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 9 - 16 มิถุนายน 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 19 กรกฎาคม 2566 

 

ผลการทดสอบ (ต่อ) 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
8 มิถุนายน 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
8 มิถุนายน 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 
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หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0646 
 

 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

       ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 8/14 

 

วธิีทดสอบ : 1. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9221 

2. Staphylococcus aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

3. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9213E. 

4. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

หมายเหตุ(1) =  คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(2) =  Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

       ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 9/14 

 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้สระว่ายนํ้า 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 15 มิถุนายน 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 16 มิถุนายน 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 16 – 23 มิถุนายน 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 19 กรกฎาคม 2566 

 
ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
15 มิถุนายน 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
15 มิถุนายน 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

       ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 10/14 

 

วธิีทดสอบ : 1. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rded., 2017, Part 9221 

2. Staphylococcus aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

3. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 

23rded., 2017, Part 9213E. 

4. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

หมายเหตุ(1) =   คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(2) =  Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

       ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 11/14 

 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้สระว่ายนํ้า 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 22 มิถุนายน 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 23 มิถุนายน 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 23 - 30 มิถุนายน 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 19 กรกฎาคม 2566 

 
ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
22 มิถุนายน 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
22 มิถุนายน 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
 

 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

       ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 12/14 

 

วธิีทดสอบ : 1. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9221  

2. Staphylococcus aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

3. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, 

WEF 23rd ed., 2017, Part 9213 E. 

4. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

หมายเหตุ(1) =  คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(2) =  Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 
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บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 
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………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

       ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 13/14 

 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้สระว่ายนํ้า 
จุดเกบ็ตวัอย่าง : จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก 

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง : บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน  

1525 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง  : 29 มิถุนายน 2566 วนัทีรั่บตวัอย่าง : 30 มิถุนายน 2566 

วนัทีท่ดสอบ  : 30 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 วนัทีอ่อกรายงาน : 19 กรกฎาคม 2566 

 
ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 1 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
29 มิถุนายน 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100 mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 

 
 

รายการทดสอบ หน่วย LOD(2) LOQ(3) 

ผลการทดสอบบริเวณ  

จุดท่ี 2 คุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนต้ืน 

มาตรฐาน 

คุณภาพนํา้

สระว่ายนํา้(1) 
29 มิถุนายน 2566 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND(4) ≤ 10 

Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND(4) ไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa CFU/mL 1 - ND(4) ไม่พบ 

E.Coli MPN/100mL - - ND(4) ไม่พบ 

ลกัษณะตวัอย่าง ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน 
 

 



 

 

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 

 
เลขที ่31/8 หมู่ 13 ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7147-58 Fax 02-441-7176 

หมายเลขปฏิบติัการ CEM-66-0646 
 

 
 

………………………………………… 

(ดร.แพทยไ์ทย ภูดิศ  ภานุภค์นนัท)์ 

ผูร้ายงานการตรวจวดั 

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดสอบเท่านั้น  

       ห้ามคดัถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากห้องปฏิบติัการทดสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   

 หนา : 14/14 

 

วธิีทดสอบ : 5. Total Coliform Bacteria (TCB) : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA, WEF 23rd ed., 2017, Part 9221  

6. Staphylococcus aureus : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001, Chapter 12 

7. Pseudomonas aeruginosa : Standard Method For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, 

WEF 23rd ed., 2017, Part 9213 E. 

8. E.coli : Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2002 ; Updated 2017, Chapter 4 

หมายเหตุ(1) =  คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
(2) =  Limit of Detection (ขีดจาํกดัตํ่าสุดของวิธีทดสอบ) 
(3) =  Limit of Quantitation (ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจหาค่าไดใ้นเชิงปริมาณ) 
(4) =  Not Detectable (ไม่พบ; ค่าท่ีได ้<LOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 


