
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรประกอบผลกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรป้องกนั 

และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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7.1 เอกสารการสูบส่ิงปฏิกลูกากตะกอนและไขมนัล่าสดุ ประจ าปี 2566  



ภาพการด าเนินการสบูสิ่งปฏิกูลกากตะกอนและไขมัน 

ในวันที่ 17 มกราคม 2566 

 โครงการอาคารชุดพักอาศัย ธนาอาร์เคเดีย  

(เดิมชื่อโครงการอาคารชุดพักอาศัย ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) 

 



 
7.2 เอกสารตรวจสอบระบบบ าบดัน ้าเสีย 

 
  













 
7.3 เอกสารการฝึกซ้อมดบัเพลิง ประจ าปี 2565  



 



 
7.4 เอกสารรายช่ือผูเ้ข้าร่วมการฝึกซ้อมดบัเพลิง ประจ าปี 2565  
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MAINTENANCE AND TEST DATA

   TITLE OF WORK  :  YEARLY MAINTENANCE  WORK FOR  ELECTRICAL SYSTEM  2023

DESCRIPTION 



SUMMARY 1



FACTORY : DATE :

 - อปุกรณ์เบา้ ON-OFF แมคคานคิ RING MAIN UNIT แตกช ารดุ

 - ควรด าเนนิการแกไ้ขหรอืเปลีย่นอปุกรณ์แมคคานคิใหม่

 - บรเิวณภายในตูช้อ่ง ( INCOMMING 1 , INCOMMING 2 ) มรีาขึน้

 - ควรด าเนนิการแกไ้ขเพือ่ความปลอดภัยในการใชง้าน

 - บรเิวณภายในตูเ้ป็นสนมิ

 - ควรด าเนนิการแกไ้ขเพือ่ความปลอดภัยในการใชง้าน

 - บรเิวณภายในตูม้คีวามชืน้

 - ควรด าเนนิการแกไ้ขเพือ่ความปลอดภัยในการใชง้าน

ปญัหา

ขอ้แนะน า และแนวทางการแกไ้ข

ตรวจสอบ และ แกไ้ขเรง่ดว่น

ขอ้แนะน า และแนวทางการแกไ้ข

ตรวจสอบ และ แกไ้ขเรง่ดว่น

ปญัหา

ขอ้แนะน า และแนวทางการแกไ้ข

ตรวจสอบ และ แกไ้ขเรง่ดว่น

  -  Rated Voltage   :  24 kV

ปญัหา

ขอ้แนะน า และแนวทางการแกไ้ข

ตรวจสอบ และ แกไ้ขเรง่ดว่น

ปญัหา

1. RING MAIN UNIT ( RMU )          ( 1/2 )

  -  Manufacturer   :  ORMAZABAL

  -  Type   :  GA2K2TS

  -  Rated Current   :  630 A

                       ปกติ

FIELD INSPECTION REPORT

SUMMARY REPORT

THANA ARCADIA

REMARK :

1/2/2023

                       ตรวจสอบ และ ตดิตามอยา่งตอ่เนือ่ง

                       ตรวจสอบ และ แกไ้ขเรง่ดว่น

EQUIPMENT NAME / อปุกรณ์ DETAIL OF PROBLEM AND SOLUTION REMARK



FACTORY : DATE :

 - ดรอปเอาทฟิ์วสด์า้น Input ของ Ring main unit ใชล้วดแทน

ไสฟิ้วส ์ควรแกไ้ขเรง่ดว่น

  -  Rated Current   :  630 A

 - ควรเปลีย่นไสฟิ้วสแ์ทนลวดทีใ่ชง้านอยู ่ณ ปัจจบุนั เพือ่ความ

ปลอดภัยในการใชง้าน

  -  Manufacturer   :  CHAROENCHAI  - คา่กราวดส์งูเกนิคา่มาตรฐาน

  -  Type   :  Dry

  -  Serial Number   :  FF215907  - ควรมกีารปักแทง่กราวดเ์พือ่ใหค้า่ความตา้นทานอยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐาน

 - ตูแ้ผงสวติซไ์ฟฟ้าแรงสงูเป็นสนมิ

 - ควรด าเนนิการทาสตีูแ้ผงสวติซไ์ฟฟ้าแรงสงูใหม่

1. RING MAIN UNIT ( RMU )          ( 2/2 ) ปญัหา

FIELD INSPECTION REPORT

SUMMARY REPORT

THANA ARCADIA 1/2/2023

REMARK :

                       ปกติ

                       ตรวจสอบ และ ตดิตามอยา่งตอ่เนือ่ง

                       ตรวจสอบ และ แกไ้ขเรง่ดว่น

EQUIPMENT NAME / อปุกรณ์ DETAIL OF PROBLEM AND SOLUTION REMARK

ขอ้แนะน า และแนวทางการแกไ้ข

ตรวจสอบ และ แกไ้ขเรง่ดว่น

  -  Manufacturer   :  ORMAZABAL

ขอ้แนะน า และแนวทางการแกไ้ข

  -  Type   :  GA2K2TS

  -  Rated Voltage   :  24 kV

ตรวจสอบ และ แกไ้ขเรง่ดว่น

2. TRANSFORMER ( TR-1 ) ปญัหา

3. MAIN DISTRIBUTION BOARD ( MDB )

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

  -  Manufacturer   :  ABB

  -  Type   :  SACE E32 32

ปญัหา

ขอ้แนะน า และแนวทางการแกไ้ข

ตรวจสอบ และ แกไ้ขเรง่ดว่น

  -  Rated Current   :  3200 A ปกติ

  -  Rated Voltage   :  400/230 V



FACTORY : DATE :

  -  Type   :  MKK400-D-50-21

  -  Rated  Capacity  :  50 KVAR

5. AIR CIRCUIT BREAKER ( MDB )

ปกติ

ปกติ

  -  Rated Voltage   :  400 V

ปกติ

  -  Rated Voltage   :  400/230 V

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ
ปกติ

  -  Rated Voltage   :  400/230 V

  -  Rated Current   :  3200 A

  -  Manufacturer   :  ABB

  -  Type   :  SACE E32 32

6. CAPACITOR BOARD ( CAP )

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

  -  Manufacturer   :  EPCOS

7. DISTRIBUTION BOARD ( NO NAME FLOOR.5 )

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

  -  Manufacturer   :  BTICINO

  -  Type   :  E100 N

  -  Rated Current   :  75 A

  -  Rated Voltage   :  400/230 V

  -  Rated Current   :  400 A

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

4. MAIN DISTRIBUTION BOARD ( ATS & EDB )

  -  Manufacturer   :  ABB

  -  Type   :  T5N 400

                       ตรวจสอบ และ ตดิตามอยา่งตอ่เนือ่ง

                       ตรวจสอบ และ แกไ้ขเรง่ดว่น

EQUIPMENT NAME / อปุกรณ์ DETAIL OF PROBLEM AND SOLUTION REMARK

                       ปกติ

FIELD INSPECTION REPORT

SUMMARY REPORT

THANA ARCADIA 1/2/2023

REMARK :

8. DISTRIBUTION BOARD ( NO NAME FLOOR.6 )

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

  -  Manufacturer   :  BTICINO

  -  Type   :  E250 B

  -  Rated Current   :  125 A ปกติ

  -  Rated Voltage   :  400/230 V

9. DISTRIBUTION BOARD ( NO NAME FLOOR.7 )

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

  -  Manufacturer   :  BTICINO

  -  Type   :  E250 B

  -  Rated Current   :  125 A ปกติ

  -  Rated Voltage   :  400/230 V

10. DISTRIBUTION BOARD ( NO NAME FLOOR.8 )

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

  -  Manufacturer   :  BTICINO

  -  Type   :  E250 B

  -  Rated Current   :  125 A ปกติ

  -  Rated Voltage   :  400/230 V

11. DISTRIBUTION BOARD ( NO NAME FLOOR.9 )

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

  -  Manufacturer   :  BTICINO

  -  Type   :  E250 B

  -  Rated Current   :  125 A ปกติ

  -  Rated Voltage   :  400/230 V



FACTORY : DATE :

14. DISTRIBUTION BOARD ( NO NAME FLOOR.12 )

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

  -  Manufacturer   :  BTICINO

  -  Type   :  E250 B

  -  Rated Current   :  125 A

16. DISTRIBUTION BOARD ( NO NAME FLOOR.14 )

  -  Manufacturer   :  BTICINO

  -  Type   :  E250 B

  -  Rated Current   :  125 A

ปกติ

  -  Rated Voltage   :  400/230 V

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

ปกติ

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

ปกติ

ปกติ

15. DISTRIBUTION BOARD ( NO NAME FLOOR.13 )

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

  -  Manufacturer   :  BTICINO

  -  Type   :  E250 B

  -  Rated Current   :  125 A ปกติ

  -  Rated Voltage   :  400/230 V

REMARK

  -  Rated Current   :  125 A

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

12. DISTRIBUTION BOARD ( NO NAME FLOOR.10 )

  -  Manufacturer   :  BTICINO

  -  Type   :  E250 B

  -  Rated Current   :  125 A

  -  Rated Voltage   :  400/230 V

  -  Rated Voltage   :  400/230 V

13. DISTRIBUTION BOARD ( NO NAME FLOOR.11 )

  -  Manufacturer   :  BTICINO

  -  Type   :  E250 B

FIELD INSPECTION REPORT

SUMMARY REPORT

THANA ARCADIA 1/2/2023

REMARK :

                       ปกติ

  -  Rated Voltage   :  400/230 V

17. DISTRIBUTION BOARD ( NO NAME FLOOR.15 )

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

  -  Manufacturer   :  BTICINO

  -  Type   :  E250 B

  -  Rated Current   :  125 A ปกติ

  -  Rated Voltage   :  400/230 V

                       ตรวจสอบ และ ตดิตามอยา่งตอ่เนือ่ง

                       ตรวจสอบ และ แกไ้ขเรง่ดว่น

EQUIPMENT NAME / อปุกรณ์ DETAIL OF PROBLEM AND SOLUTION

18. DISTRIBUTION BOARD ( NO NAME FLOOR.16 )

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

  -  Manufacturer   :  BTICINO

  -  Type   :  E250 B

  -  Rated Current   :  125 A ปกติ

  -  Rated Voltage   :  400/230 V

19. DISTRIBUTION BOARD ( NO NAME FLOOR.17 )

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

  -  Manufacturer   :  BTICINO

  -  Type   :  E250 B

  -  Rated Current   :  125 A ปกติ

  -  Rated Voltage   :  400/230 V



FACTORY : DATE :

  -  Rated Voltage   :  400/230 V

20. DISTRIBUTION BOARD ( NO NAME FLOOR.18 )

  -  Manufacturer   :  BTICINO

  -  Type   :  E250 B

ปกติ

  -  Rated Voltage   :  400/230 V

  -  Rated Current   :  125 A

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

22. DISTRIBUTION BOARD ( NO NAME FLOOR.20 )

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

  -  Manufacturer   :  BTICINO

  -  Type   :  E250 B

  -  Rated Current   :  125 A ปกติ

24. DISTRIBUTION BOARD ( NO NAME FLOOR.22 )

  -  Manufacturer   :  BTICINO

  -  Type   :  E100 N

  -  Rated Current   :  100 A

  -  Rated Voltage   :  400/230 V

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

ปกติ

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

ปกติ

23. DISTRIBUTION BOARD ( NO NAME FLOOR.21 )

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

  -  Manufacturer   :  ABB

  -  Type   :  A1B 125

  -  Rated Current   :  100 A ปกติ

  -  Rated Voltage   :  400/230 V

  -  Manufacturer   :  BTICINO

  -  Type   :  E250 B

  -  Rated Current   :  125 A

21. DISTRIBUTION BOARD ( NO NAME FLOOR.19 )

  -  Rated Voltage   :  400/230 V

                       ตรวจสอบ และ ตดิตามอยา่งตอ่เนือ่ง

                       ตรวจสอบ และ แกไ้ขเรง่ดว่น

EQUIPMENT NAME / อปุกรณ์ DETAIL OF PROBLEM AND SOLUTION REMARK

                       ปกติ

FIELD INSPECTION REPORT

SUMMARY REPORT

THANA ARCADIA 1/2/2023

REMARK :

25. DISTRIBUTION BOARD ( NO NAME FLOOR.23 )

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

  -  Manufacturer   :  BTICINO

  -  Type   :  E100 N

  -  Rated Current   :  100 A ปกติ

  -  Rated Voltage   :  400/230 V

26. BUSDUCT ( FLOOR 5-16 )

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

  -  Manufacturer   :  LINKK

  -  Type   :  LK-034-13

  -  Rated Current   :  1600 A ปกติ

  -  Rated Voltage   :  - V

27. BUSDUCT ( FLOOR 17-23 )

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

  -  Manufacturer   :  LINKK

  -  Type   :  LK-034-13

  -  Rated Current   :  800 A ปกติ

  -  Rated Voltage   :  - V



FACTORY : DATE :

3. MAIN DISTRIBUTION BOARD ( MDB-ATS&EDB )

4. CAPACITOR BOARD ( CAP )

5.AIR CIRCUIT BREAKER ( MDB )

6. DISTRIBUTION BOARD ( FLOOR.5-FLOOR.23 )

7. BUSDUCT ( FLOOR 5-16 )

8. BUSDUCT ( FLOOR 17-23 )

9. PLUG IN ( FLOOR 5-16 )

10. PLUG IN  ( FLOOR 17-23 )

  -  Rated Current   :  125 A ปกติ

  -  Rated Voltage   :  690 V

 2. ควรมกีาร สแกนความรอ้นบรเิวณจดุตอ่ ตู ้MDB และ ตู ้Load Center  อยา่งนอ้ย  6 เดอืน /  ครัง้ ( 

เพือ่ตรวจดคูวามรอ้นของสายไฟ และ จดุตอ่เชือ่ม )

 3. ควรมป้ีายการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้บรเิวณตู ้MDB และ ตู ้Load Center ในกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ

เกีย่วกับระบบไฟฟ้า

28. PLUG IN ( FLOOR 5-16 )

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

  -  Manufacturer   :  SCHNEIDER

  -  Type   :  NSX250 F

  -  Rated Current   :  125 A ปกติ

  -  Rated Voltage   :  690 V

29. PLUG IN ( FLOOR 17-23 )

จากการตรวจสอบ อปุกรณ์สามารถท างานไดป้กติ

  -  Manufacturer   :  SCHNEIDER

  -  Type   :  NSX250 F

1. RING MAIN UNIT ( RMU )

2. TRANSFORMER ( TR-1 )

EQUIPMENT NAME / อปุกรณ์ SUGGESTION

 1. ควรมกีารตรวจเชค็ตู ้MDB และ ตู ้Load Center  อยา่งนอ้ย  6 เดอืน /  ครัง้ ( เพือ่ท าความสะอาด 

และ ขนัจดุตอ่สาย )

                       ตรวจสอบ และ ตดิตามอยา่งตอ่เนือ่ง

                       ตรวจสอบ และ แกไ้ขเรง่ดว่น

EQUIPMENT NAME / อปุกรณ์ DETAIL OF PROBLEM AND SOLUTION REMARK

                       ปกติ

FIELD INSPECTION REPORT

SUMMARY REPORT

THANA ARCADIA 1/2/2023

REMARK :



RING MAIN  UNIT2



FACTORY : PANEL NAME / No. :

LOCATION : FEEDER  NAME / No. :

Manufacturer  : Rated voltage  : kV

Type  : Rated current  : A

Serial no .  : Up  : kV

Year  : Ud : kV

Standard  : Pre : A

Rated frequency  : Hz Other  :

1. INSPECTION

1.1 Body and seal Normal Abnormal Comment

1.2 Mechanism condition Normal Abnormal Comment

1.3 Pole and gripping condition Normal Abnormal Comment

1.4 Grounding and mounting Normal Abnormal Comment

1.5 Auxilary / limit switch Normal Abnormal Comment

1.6 Termination and mounting Normal Abnormal Comment

1.7 Display and indicator status Normal Abnormal Comment

1.8 Interlocking check Normal Abnormal Comment

1.9 Operation check Normal Abnormal Comment

2. INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT

3. FINAL JUDGEMENT

Normal ( Undamage )

Abnormal ( Damage )

4. GROUND RESISTANCE TEST

4.1 G - Bus Grounding Point : Ω Pass Fail

5. REFERENCE TO USED INSTRUMENT

5.1 Insulation resistance test

Manufacturer : Type :

5.2 Contact resistance test

Manufacturer : Type :

6. COMMENT :

 - บรเิวณภายในตูช้อ่ง ( INCOMMING 1 , INCOMMING 2 ) มรีาขึน้

 - บรเิวณภายในตูเ้ป็นสนมิ

Responsibility

Signature :

Name :

Date :

 - บรเิวณภายในตูม้คีวามชืน้

P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

 - ดรอปเอาทฟิ์วสด์า้น Input ของ Ring main unit ใชล้วดแทนไสฟิ้วส ์ควรแกไ้ขเร่งดว่น

Tested by Witnessed by Approved by

P. KAITTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Test result of Load break switch

Kyoritsu KEW3125A

 -  -

0.84

Note : The IEC and IEEE recommend a ground resistance value of 5 ohms or less

B - C - - - replace new one

C - A - - - (Factory Recommend)

C - ABGnd. - - - 30 - 200 MΩ Overhaul

A - B - - - <30 MΩ Return to factory all

A - BCGnd. - - -

B - CAGnd. - - - >200 MΩ Pass

Test connection
Voltage test ( Vdc ) Insulation resistance measured  Result Acceptance

Closed status

0.03

50/60 2IN 2OUT

IEC 60265-1/98

 - อปุกรณ์เบา้ ON-OFF แมคคานคิ RING MAIN UNIT แตกช ารุด

2012 50

125

FIELD INSPECTION REPORT

RING MAIN UNIT

 THANA ARCADIA RMU-1

Electrical Control Room  -

TECHNICAL DATA

ORMAZABAL 24

GA 2k 2TS 630

1209S089



TRANSFORMER3



FACTORY : :

1. TECHNICAL DATA

Manufacturer : Pri . current : A

Capacity : KVA Sec . current : A

Frequency : Hz. Vector Group : Dyn II Dd0

Pri . voltage : KV Type : Oil Dry

Sec . voltage : VOLT Serial / Year : /

2. VISUAL INSPECTION

BODY AND SEAL CHECK   Normal Abnormal 5 CONTROL EQUIPMENT CHECK   Normal Abnormal

INSULATION & SUPPORT CHECK   Normal Abnormal 6 CONNECTION HV.&LV.SIDE CHECK   Normal Abnormal

SEAL & O-RING CHECK   Normal Abnormal 7 GROUNDING CABLE&CONNECTION CHECK   Normal Abnormal

FUNCTION TEST HIGH TEMP.   Normal Abnormal 8 CLEANING & LUBRICATE   Normal Abnormal

TRIPCIRCUIT

3. HV.CABLE  INSULATION RESISTANCE TEST 11 KV / 30Sec.

H.V TERMINAL TO L.V TERMINAL GΩ

H.V TERMINAL TO GROUND GΩ

L.V TERMINAL TO GROUND GΩ

             Note : Should Not Less Than 5000 Mega-Ohm ( NETA Maintenance Test Specification Table. 100-5 )

4. GROUND RESISTANCE TEST

4.1 G - Bus Grounding Point : Ω Pass Fail

5.1 Insulation resistance test

Manufacturer : Type :

5.2 Ground EarthTester

Manufacturer : Type :

Responsibility

 - ตูแ้ผงสวติซไ์ฟฟ้าแรงสงูเป็นสนมิ

12000/24000

FIELD INSPECTION REPORT

TRANSFORMER

THANA ARCADIA TRANSFORMER 2000/2800      KVA

CHAROENCHAI

2000/2800

50

TO                  TR-1

96/135

2776/3886

416/240 FF215907 2013

Item No. DESCRIPTION CONDITION Item No. DESCRIPTION CONDITION

1

2

3

4

Test Voltage : 2500 V RESULT17.5

14.6

Standard : 5000 MΩ

Pass

19.9 Fail

Signature : P.KAITTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

7.6

Note : The IEC and IEEE recommend a ground resistance value of 5 ohms or less

Kyoritsu KEW3125A

Kyoritsu 4200

6. COMMENT :

 - คา่กราวดส์งูเกนิคา่มาตรฐาน

Tested by Witnessed by Approved by

5. REFERENCE FOR USED INSTRUMENT

Name : P.KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023



MAIN DISTRIBUTION BOARD4



FACTORY : PANEL :

1.1 Check panel support and door Result :

1.2 Complete assembly Result :

1.3 Tightness of fitting bolt Result :

1.4 Lamp,nameplate and cleanliness Result :

1.5 Wiring connection Result :

1.6 Earthing connention Result :

1.7 Accessories check Result :

1.8 Identification of phase and earth bars Result :

1.9 Control cable,cable number Result :

Voltmeter check Result :

Ammeter check Result :

Volt Selector check Result :

Amp Selector check Result :

Pilot Lamp Check Result :

Fuse Control check Result :

Push Button check Result :

Power factor meter check Result :

Watt-hour meter check Result :

Digital multimeter check Result :

Note : Test Voltage  =  500 VDC   ( 1 Minute ) Should Not Less Than 25  Mega-Ohm

5.1 G - Bus Grounding Point : Ω Result : Pass

Note : The IEC and IEEE recommend a ground resistance value of 5 ohms or less

6.1 Digital multimeter

Manufacturer : Type :

6.2 Earth Tester

Manufacturer : Type :

Responsibility

Good

FIELD INSPECTION REPORT

MAIN DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA

1. VISUAL INSPECTION

Good

Good

Good

Good

Good

Good

MDB

-

Good

Good

2. METERING INSTRUMENT CHECK

-

-

-

-

Good

Good

-

-

Good

3. VOLTAGE AFTER RE-ENERGIZED

Phase L1 - L2 L2 - L3 L3 - L1 L1 - N L2 - N L3 - N

Volt measuring ( Vac ) 393.1 391.9 393.3 227.3 227.8 227

4. INSULATION RESISTANCE TEST

Phase R-S S-T T-R S-G T-G

Main Busbar >2000 MΩ >2000 MΩ >2000 MΩ >2000 MΩ >2000 MΩ >2000 MΩ

R-G

5. GROUNDREAIATANCE TEST

3.1 Fail

6. REFERENCE FOR USED INSTRUMENT

Fluke 117

Kyoritsu 4200

7. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

Approved by

Signature : P. KAITTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT



FACTORY : PANEL :

: :

: V :

: A :

Responsibility

Item No. DESCRIPTION

VOLT METER  -

FIELD INSPECTION REPORT

MAIN DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME MDB KW METER  - MW

MDB

CT RATIO 4000/5

AMP METER  - OTHER

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

A

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK

Digital multimeter/E-POWER ECM700

50 Normal

1 1 MAIN INCOMING ABB SACE E3S 32 3200 Normal

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

4 1 P3 ABB XTIN 160 63 Normal

3 1 P8 ABB XTIN 160 80 Normal

2 1 P1 ABB XTIN 160 

6 1 PB5 ABB XTIN 160 50 Normal

5 1 P4 ABB XTIN 160 63 Normal

8 1 P6 ABB XTIN 160 125 Normal

7 1 P5 ABB XTIN 160 80 Normal

10 1 BUSDUCT 1600A ABB T7S 1600 1600 Normal

9 1 SPARE ABB XTIN 160 80 Normal

12

11 1 CAP BANK. ABB T7S 1600 1600 Normal

14

13

16

15

18

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

17

3. COMMENT :

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT



FACTORY : PANEL :

1.1 Check panel support and door Result :

1.2 Complete assembly Result :

1.3 Tightness of fitting bolt Result :

1.4 Lamp,nameplate and cleanliness Result :

1.5 Wiring connection Result :

1.6 Earthing connention Result :

1.7 Accessories check Result :

1.8 Identification of phase and earth bars Result :

1.9 Control cable,cable number Result :

Voltmeter check Result :

Ammeter check Result :

Volt Selector check Result :

Amp Selector check Result :

Pilot Lamp Check Result :

Fuse Control check Result :

Push Button check Result :

Power factor meter check Result :

Watt-hour meter check Result :

Digital multimeter check Result :

Note : Test Voltage  =  500 VDC   ( 1 Minute ) Should Not Less Than 25  Mega-Ohm

5.1 G - Bus Grounding Point : Ω Result : Pass

Note : The IEC and IEEE recommend a ground resistance value of 5 ohms or less

6.1 Digital multimeter

Manufacturer : Type :

6.2 Earth Tester

Manufacturer : Type :

Responsibility

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Kyoritsu 4200

7. COMMENT :

Tested by Witnessed by

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

5. GROUNDREAIATANCE TEST

3.1 Fail

6. REFERENCE FOR USED INSTRUMENT

Fluke 117

S-G T-G

Main Busbar > 2000 MΩ > 2000 MΩ > 2000 MΩ > 2000 MΩ > 2000 MΩ > 2000 MΩ

R-G

4. INSULATION RESISTANCE TEST

Phase R-S S-T T-R

L3 - N

Volt measuring ( Vac ) 400 400 400 230 230 230

-

3. VOLTAGE AFTER RE-ENERGIZED

Phase L1 - L2 L2 - L3 L3 - L1 L1 - N L2 - N

-

Good

Good

2. METERING INSTRUMENT CHECK

Good

Good

Good

Good

Good

Good

-

-

Good

FIELD INSPECTION REPORT

MAIN DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA

1. VISUAL INSPECTION

Good

Good

Good

Good

Good

Good

ATS & EDB



FACTORY : PANEL :

: :

: V :

: A :

Responsibility

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

18

3. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8 1 SPARE ABB XT1N 160 50 Normal

7 1 P5 ABB XT1N 160 50 Normal

6 1 PCW ABB XT3N 250 200 Normal

5 1 EP2 ABB XT1N 160 32 Normal

4 1 EP1 ABB XT1N 160 50 Normal

3 1 PL ( LIFT ) ABB XT1N 160 100 Normal

2 1 MAIN INCOMING ABB T5N 400 400 Normal

1 1 TANSFORMER & GENERATOR ABB T5N 400 400 Normal

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER 0-500 CT RATIO  400 / 5

 -

A

AMP METER 0-400 OTHER

FIELD INSPECTION REPORT

MAIN DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME ATS & EDB KW METER  - MW

ATS & EDB



AIR CIRCUIT BREAKER5



FACTORY : PANEL NAME / No. :

LOCATION : FEEDER NAME / No. :

Manufacturer : Rated frequency : 50/60 HZ

Type : Rated current : A

Rated voltage : Serial No. : BC33003502

Manufacturer : Type : EKIP T&P

Manufacturer : Type : MOM2

1. CIRCUIT BREAKER INSPECTION

1.1 Body and seal Abnormal Comment

1.2 Mechanism operation test Abnormal Comment

1.3 arc chute Chamber Abnormal Comment

1.4  Lever For Manual  Closing Spring Charging Abnormal Comment

1.5 Charging Mechanism checked Abnormal Comment

1.6 Closing&Opening Mechanism Abnormal Comment

1.7 Closing Spring Charging Abnormal Comment

1.8 Racking / rail mechanism Fixed Type Draw Out Type

1.9 Display and indicator status Abnormal Comment  -

1.10 Under voltage release test Abnormal Comment 200-240V

1.11 Shunt  trip release test Abnormal Comment -

1.12 Closing release test Abnormal Comment -

1.13 Motor operating mechanism test Abnormal Comment -

1.14 Final counter check

2. CONTACT RESISTANCE MEASUREMENT

3. COMMENT 

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

B 100 9 Passed ANSI C37.09

C 100 12 Passed < 100 Micro Ohm

Result Standard
 ( Micro Ohm )

A 100 12 Passed  IEC 62271-100

Normal

Normal

Phase Current Test ( Adc )
Contact resistance measured 

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

ABB

MEGGER

Normal

Normal

Normal

Normal

TECHNICAL  DATA

ABB

E3S 32 3200

690 V

TEST EQUIMENT

FIELD INSPECTION REPORT

AIR CIRCUIT BREAKER

THANA ARCADIA MDB NO. 1

ELECTRICAL ROOM Building A



FACTORY : PANEL NAME / No. :

LOCATION : FEEDER NAME / No. :

FIELD INSPECTION REPORT

AIR CIRCUIT BREAKER

THANA ARCADIA MDB NO. 1

ELECTRICAL ROOM Building A

4. TECHNICAL  DATA OF PROTECTION UNIT 

: EKIP T&P : A50002319700W031 : 3200  A

5. PROTECTION UNIT  SETTING

Over Load Protection    L : x In Ground fault Protection   G :

Over Load  time    T1 : Sec. Ground fault  time    Tg : Sec.

Short Circuit Protection S : x In  LTD , STD Alarm Indicator     : Normal Abnormal

Short Circui time    T2 : Sec. 10>In i>i2  INST , GFT Alarm Indicator     : Normal Abnormal

Instantaneous Protection I : x In  Battery For Trip Indicator     : Normal Abnormal

6. TESTING RESULT OF PROTECTION UNIT

6.1 Long time delay  ( L )

6.2 Short time delay  ( S )

6.3 Instantaneous  ( I )

6.4  Ground fault Delay  ( G )

7. FINAL JUDGEMENT

Normal ( Good operating condition )

Abnormal ( Damage )

Responsibility

Signature :

Name :

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

P.KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

P.KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Test result of Air circuit breaker

Tested by Witnessed by Approved by

0.65 In 0.4 ± 20% 0.396 Passed Failed

6.5 In < 35 ms 13 Passed Failed

Primary current injected ( A )
Tripping time ( msec )

Result
Theoretical value As-found value

Failed

Primary current injected ( A )
Tripping time ( msec )

Result
Theoretical value As-found value

Primary current injected ( A )
Tripping time ( msec )

Result
Theoretical value As-found value

3.1 In 0.3 ± 20% 0.312 Passed

3 In 144 ± 20% 144 Passed Failed

0.3

6.0

Primary current injected ( A )
Tripping time ( sec )

Result
Theoretical value As-found value

1.0 0.6 x Ir

144.0 0.4

3.0

Type Serial In 



CAPACITOR  BANK6



FACTORY : PANEL :

: : /

:    MKK400-D-50-21 : /

: KVAR : /

: VOLT : /

: HZ. : Step

:

Capacitor bank size : µf   Refer To IEC 831-1,2 ( Tolerance   +10% -  5% ), L/V Capacitor Recommendation Standard

3.1 Insulation resistance test

Manufacturer : Type 

3.2 Digital multimeter

Manufacturer : Type 

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Responsibility

4. COMMENT :

Fluke KEW3125A

3. REFERENCE FOR USED INSTRUMENT

Name : P.KIATTIKUN T. NIPON 

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P.KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

R.PRAKIT

>500

12 503 501 504 >500

11 505 504 506

472.30-571.73

Fluke 117

>500

10 505 507 505 >500

9 506 505 504

>500

8 502 505 506 >500

7 502 500 504

>500

6 503 501 502 >500

5 508 512 513

>500

4 504 505 515 >500

3 503 504 507

R - T Pass Fail  ( mΩ )

>500

2 503 506 506 >500

1 503 502 506

Frequency 50 INSTALLED 12

2. CAPACITANCE AND INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT

Step 

No.

MEASURED CAPACITANCE
Test Result

Insulation Resistance
Test Result Magnatic Check MCCB / HRC Check

 ( µF )

Pass Fail Normal Abnormal Normal Abnormal

Test 500 Vdc

R - S S - T

FIELD INSPECTION REPORT

CAPACITOR BANK

THANA ARCADIA

1. TECHNICAL DATA

Manufacturer MCCB  Mfg./ Type  -  -

CAP

EPCOS 

Rated voltage 400 PFC Mfg. / Type EPCOS

Type Magnetic  Mfg./ Type EPCOS B44066-S6210

Rated Capacity 50 HRC. Mfg./ Type ITALWEBER NH00 gG / 125 A

BR 6000



FACTORY : PANEL :

สูตรส ำหรบักำรค ำนวณค่ำกระแสและค่ำควำมจขุองคำปำซิเตอร ์ ขนำด kVAR 400  V

C  = µF     I = A

 Capacitor Internal Connect Delta µF x 1.5

C  = µF

Remark : ค่ำ Capacitance Value ตำมมำตรฐำน มอก. 191 และ IEC60831-1 มีค่ำระหวำ่ง +15 % และ -5% ของ Capacitance rated

 คือ ต้องมีค่ำไม่เกิน : µF     และมีค่ำไม่ต ำ่กวำ่ µF 

หรือ  ต้องมีค่ำไม่เกิน : A       และมีค่ำไม่ต ำ่กวำ่ A

50

FIELD INSPECTION REPORT

CAPACITOR BANK

THANA ARCADIA CAP

571.73 472.30

83.00 68.56

Theories capacitance Theories current

331.44 72.17

331.44

497.16

C =  50 x 103     

6¶ × 50 × 400 2
C =  40 x 103     

√3 × 400

C =  Q       .
√3 

2

2

6

6

kVAR fcu

kVAR
C

fu





=

=



DISTRIBUTION BOARD 7



FACTORY : PANEL :

: :

: V : A

: A :

Responsibility

3. COMMENT :

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

18

17

16

15

14

13

12 5 NO NAME BTICINO BTP1C16 16 Normal

11 5 NO NAME BTICINO BTP1C16 16 Normal

10 5 บา้นเลขที ่190 / 16 BTICINO BTP1C40 40 Normal

9 5 บา้นเลขที ่190 / 14 BTICINO BTP1C40 40 Normal

8 5 บา้นเลขที ่190 / 12 BTICINO BTP1/80 80 Normal

7 5 บา้นเลขที ่190 / 10 BTICINO BTP1/80 80 Normal

6 5 NO NAME BTICINO BTP1C40 40 Normal

5 5 บา้นเลขที ่190 / 15 BTICINO BTP1C40 40 Normal

4 5 บา้นเลขที ่190 / 13 BTICINO BTP1C40 40 Normal

3 5 บา้นเลขที ่190 / 11 BTICINO BTP1/80 80 Normal

2 5 บา้นเลขที ่190 / 9 BTICINO BTP1C50 50 Normal

1 5 MAIN BTICINO E100N 75 Normal

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER - CT RATIO -

AMP METER - OTHER -

FIELD INSPECTION REPORT

DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME NO NAME ( FLOOR.5 ) KW METER - MW

NO NAME ( FLOOR.5 )



FACTORY : PANEL :

: :

: V : A

: A :

Responsibility

FIELD INSPECTION REPORT

DISTRIBUTION BOARD

BAAN SANSARAN HUA HIN NO NAME ( FLOOR.6 )

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME NO NAME ( FLOOR.6 ) KW METER - MW

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER - CT RATIO -

AMP METER - OTHER -

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 6 บา้นเลขที ่190 / 17 BTICINO BTP1C40 40 Normal

1 6 MAIN BTICINO E250B 125 Normal

4 6 บา้นเลขที ่190 / 19 BTICINO BTP1C40 40 Normal

3 6 บา้นเลขที ่190 / 18 BTICINO BTP1C40 40 Normal

6 6 บา้นเลขที ่190 / 21 BTICINO BTT1/80 80 Normal

5 6 บา้นเลขที ่190 / 20 BTICINO BTP1C40 40 Normal

8 6 บา้นเลขที ่190 / 23 BTICINO BTP1C40 40 Normal

7 6 บา้นเลขที ่190 / 22 BTICINO BTP1C40 40 Normal

10 6 บา้นเลขที ่190 / 25 BTICINO BTP1C40 40 Normal

9 6 บา้นเลขที ่190 / 24 BTICINO BTP1C40 40 Normal

12 6 บา้นเลขที ่190 / 27 BTICINO BTP1C40 40 Normal

11 6 บา้นเลขที ่190 / 26 BTICINO BTP1C40 40 Normal

14 6 บา้นเลขที ่190 / 29 BTICINO BTP1C40 40 Normal

13 6 บา้นเลขที ่190 / 28 BTICINO BTT1/80 80 Normal

16

15 6 บา้นเลขที ่190 / 30 BTICINO BTP1C40 40 Normal

18

17

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT



FACTORY : PANEL :

: :

: V : A

: A :

Responsibility

FIELD INSPECTION REPORT

DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA NO NAME ( FLOOR.7 )

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME NO NAME ( FLOOR.7 ) KW METER - MW

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER - CT RATIO -

AMP METER - OTHER -

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 7 บา้นเลขที ่190 / 31 BTICINO BTP1C40 40 Normal

1 7 MAIN BTICINO E250B 125 Normal

4 7 บา้นเลขที ่190 / 33 BTICINO BTP1C40 40 Normal

3 7 บา้นเลขที ่190 / 32 BTICINO BTP1C40 40 Normal

6 7 บา้นเลขที ่190 / 35 BTICINO BTP1C40 40 Normal

5 7 บา้นเลขที ่190 / 34 BTICINO BTP1C40 40 Normal

8 7 บา้นเลขที ่190 / 37 BTICINO BTP1C40 40 Normal

7 7 บา้นเลขที ่190 / 36 BTICINO BTP1C40 40 Normal

10 7 บา้นเลขที ่190 / 39 BTICINO BTT1/80 80 Normal

9 7 บา้นเลขที ่190 / 38 BTICINO BTP1C40 40 Normal

12 7 บา้นเลขที ่190 / 41 BTICINO BTP1C40 40 Normal

11 7 บา้นเลขที ่190 / 40 BTICINO BTT1/80 80 Normal

14 7 บา้นเลขที ่190 / 43 BTICINO BTP1C40 40 Normal

13 7 บา้นเลขที ่190 / 42 BTICINO BTP1C40 40 Normal

16

15 7 บา้นเลขที ่190 / 44 BTICINO BTP1C40 40 Normal

18

17

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT



FACTORY : PANEL :

: :

: V : A

: A :

Responsibility

FIELD INSPECTION REPORT

DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA NO NAME  ( FLOOR.8 )

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME NO NAME  ( FLOOR.8 ) KW METER - MW

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER - CT RATIO -

AMP METER - OTHER -

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 8 บา้นเลขที ่190 / 45 BTICINO BTP1C40 40 Normal

1 8 MAIN BTICINO E250B 125 Normal

4 8 บา้นเลขที ่190 / 47 BTICINO BTP1C40 40 Normal

3 8 บา้นเลขที ่190 / 46 BTICINO BTP1C40 40 Normal

6 8 บา้นเลขที ่190 / 49 BTICINO BTT1/80 80 Normal

5 8 บา้นเลขที ่190 / 48 BTICINO BTP1C40 40 Normal

8 8 บา้นเลขที ่190 / 51 BTICINO BTP1C41 40 Normal

7 8 บา้นเลขที ่190 / 50 BTICINO BTP1C40 40 Normal

10 8 บา้นเลขที ่190 / 53 BTICINO BTP1C40 40 Normal

9 8 บา้นเลขที ่190 / 52 BTICINO BTP1C40 40 Normal

12 8 บา้นเลขที ่190 / 55 BTICINO BTP1C40 40 Normal

11 8 บา้นเลขที ่190 / 54 BTICINO BTP1C40 40 Normal

14 8 บา้นเลขที ่190 / 57 BTICINO BTP1C40 40 Normal

13 8 บา้นเลขที ่190 / 56 BTICINO BTP1C40 80 Normal

16

15 8 บา้นเลขที ่190 / 58 BTICINO BTP1C40 40 Normal

18

17

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT



FACTORY : PANEL :

: :

: V : A

: A :

Responsibility

FIELD INSPECTION REPORT

DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA NO NAME  ( FLOOR.9 )

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME NO NAME  ( FLOOR.9 ) KW METER - MW

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER - CT RATIO -

AMP METER - OTHER -

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 9 บา้นเลขที ่190 / 59 BTICINO BTP1C40 40 Normal

1 9 MAIN BTICINO E250B 125 Normal

4 9 บา้นเลขที ่190 / 61 BTICINO BTP1C40 40 Normal

3 9 บา้นเลขที ่190 / 60 BTICINO BTP1C40 40 Normal

6 9 บา้นเลขที ่190 / 63 BTICINO BTP1C40 40 Normal

5 9 บา้นเลขที ่190 / 62 BTICINO BTP1C40 40 Normal

8 9 บา้นเลขที ่190 / 65 BTICINO BTP1C40 40 Normal

7 9 บา้นเลขที ่190 / 64 BTICINO BTP1C40 40 Normal

10 9 บา้นเลขที ่190 / 67 BTICINO BTT1/80 80 Normal

9 9 บา้นเลขที ่190 / 66 BTICINO BTP1C40 40 Normal

12 9 บา้นเลขที ่190 / 69 BTICINO BTP1C40 40 Normal

11 9 บา้นเลขที ่190 / 68 BTICINO BTP1C40 40 Normal

14 9 บา้นเลขที ่190 / 71 BTICINO BTP1C40 40 Normal

13 9 บา้นเลขที ่190 / 70 BTICINO BTP1C40 40 Normal

16

15 9 บา้นเลขที ่190 / 72 BTICINO BTP1C40 40 Normal

18

17

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT



FACTORY : PANEL :

: :

: V : A

: A :

Responsibility

FIELD INSPECTION REPORT

DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA NO NAME ( FLOOR.10 )

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME NO NAME ( FLOOR.10 ) KW METER - MW

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER - CT RATIO -

AMP METER - OTHER -

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 11 บา้นเลขที ่190 / 73 BTICINO BTP1C40 Normal

1 10 MAIN BTICINO E250B 125 Normal

40

4 10 บา้นเลขที ่190 / 75 BTICINO BTP1C40 40 Normal

3 10 บา้นเลขที ่190 / 74 BTICINO BTP1C40 Normal40

6 10 บา้นเลขที ่190 / 77 BTICINO BTP1C40 40 Normal

5 10 บา้นเลขที ่190 / 76 BTICINO BTP1C40 40 Normal

8 10 บา้นเลขที ่190 / 79 BTICINO BTP1C40 40 Normal

7 10 บา้นเลขที ่190 / 78 BTICINO BTP1C40 40 Normal

10 10 บา้นเลขที ่190 / 81 BTICINO BTT1/80 80 Normal

9 10 บา้นเลขที ่190 / 80 BTICINO BTP1C40 40 Normal

12 10 บา้นเลขที ่190 / 83 BTICINO BTP1C40 40 Normal

11 10 บา้นเลขที ่190 / 82 BTICINO BTT1/80 80 Normal

14 10 บา้นเลขที ่190 / 85 BTICINO BTP1C40 40 Normal

13 10 บา้นเลขที ่190 / 84 BTICINO BTP1C40 40 Normal

16

15 10 บา้นเลขที ่190 / 86 BTICINO BTP1C40 40 Normal

18

17

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT



FACTORY : PANEL :

: :

: V : A

: A :

Responsibility

FIELD INSPECTION REPORT

DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA NO NAME ( FLOOR.11 )

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME NO NAME ( FLOOR.11 ) KW METER - MW

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER - CT RATIO -

AMP METER - OTHER -

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 11 บา้นเลขที ่190 / 87 BTICINO BTP1C40 40 Normal

1 11 MAIN BTICINO E250B 125 Normal

4 11 บา้นเลขที ่190 / 89 BTICINO BTP1C40 40 Normal

3 11 บา้นเลขที ่190 / 88 BTICINO BTP1C40 40 Normal

6 11 บา้นเลขที ่190 / 91 BTICINO BTP1C40 40 Normal

5 11 บา้นเลขที ่190 / 90 BTICINO BTP1C40 40 Normal

8 11 บา้นเลขที ่190 / 93 BTICINO BTP1C40 40 Normal

7 11 บา้นเลขที ่190 / 92 BTICINO BTP1C40 40 Normal

10 11 บา้นเลขที ่190 / 95 BTICINO BTT1/80 80 Normal

9 11 บา้นเลขที ่190 / 94 BTICINO BTP1C40 40 Normal

12 11 บา้นเลขที ่190 / 97 BTICINO BTP1C40 40 Normal

11 11 บา้นเลขที ่190 / 96 BTICINO BTT1/80 80 Normal

14 11 บา้นเลขที ่190 / 99 BTICINO BTP1C40 40 Normal

13 11 บา้นเลขที ่190 / 98 BTICINO BTP1C40 40 Normal

16

15 11 บา้นเลขที ่190 / 100 BTICINO BTP1C40 40 Normal

18

17

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT



FACTORY : PANEL :

: :

: V : A

: A :

Responsibility

FIELD INSPECTION REPORT

DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA NO NAME ( FLOOR.12 )

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME NO NAME ( FLOOR.12 ) KW METER - MW

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER - CT RATIO -

AMP METER - OTHER -

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 12 บา้นเลขที ่190 / 101 BTICINO BTP1C40 40 Normal

1 12 MAIN BTICINO E250B 125 Normal

4 12 บา้นเลขที ่190 / 103 BTICINO BTP1C40 40 Normal

3 12 บา้นเลขที ่190 / 102 BTICINO BTP1C40 40 Normal

6 12 บา้นเลขที ่190 / 105 BTICINO BTT1/80 80 Normal

5 12 บา้นเลขที ่190 / 104 BTICINO BTP1C40 40 Normal

8 12 บา้นเลขที ่190 / 107 BTICINO BTP1C40 40 Normal

7 12 บา้นเลขที ่190 / 106 BTICINO BTP1C40 40 Normal

10 12 บา้นเลขที ่190 / 109 BTICINO BTP1C40 40 Normal

9 12 บา้นเลขที ่190 / 108 BTICINO BTP1C40 40 Normal

12 12 บา้นเลขที ่190 / 111 BTICINO BTP1C40 40 Normal

11 12 บา้นเลขที ่190 / 110 BTICINO BTP1C40 40 Normal

14 12 บา้นเลขที ่190 / 113 BTICINO BTP1C40 40 Normal

13 12 บา้นเลขที ่190 / 112 BTICINO BTT1/80 80 Normal

16

15 12 บา้นเลขที ่190 / 114 BTICINO BTP1C41 40 Normal

18

17

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT



FACTORY : PANEL :

: :

: V : A

: A :

Responsibility

FIELD INSPECTION REPORT

DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA NO NAME ( FLOOR.13 )

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME NO NAME ( FLOOR.13 ) KW METER - MW

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER - CT RATIO -

AMP METER - OTHER -

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 13 บา้นเลขที ่190 / 115 BTICINO BTP1C40 40 Normal

1 13 MAIN BTICINO E250B 125 Normal

4 13 บา้นเลขที ่190 / 117 BTICINO BTP1C40 40 Normal

3 13 บา้นเลขที ่190 / 116 BTICINO BTP1C40 40 Normal

6 13 บา้นเลขที ่190 / 119 BTICINO BTP1C40 40 Normal

5 13 บา้นเลขที ่190 / 118 BTICINO BTP1C40 40 Normal

8 13 บา้นเลขที ่190 / 121 BTICINO BTP1C40 40 Normal

7 13 บา้นเลขที ่190 / 120 BTICINO BTP1C40 40 Normal

10 13 บา้นเลขที ่190 / 123 BTICINO BTT1/80 80 Normal

9 13 บา้นเลขที ่190 / 122 BTICINO BTP1C40 40 Normal

12 13 บา้นเลขที ่190 / 125 BTICINO BTP1C40 40 Normal

11 13 บา้นเลขที ่190 / 124 BTICINO BTT1/80 80 Normal

14 13 บา้นเลขที ่190 / 127 BTICINO BTP1C42 40 Normal

13 13 บา้นเลขที ่190 / 126 BTICINO BTP1C41 40 Normal

16

15 13 บา้นเลขที ่190 / 128 BTICINO BTP1C43 40 Normal

18

17

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT



FACTORY : PANEL :

: :

: V : A

: A :

Responsibility

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

18

17

16

15 14 บา้นเลขที ่190 / 142 BTICINO BTP1C43 40 Normal

14 14 บา้นเลขที ่190 / 141 BTICINO BTP1C42 40 Normal

13 14 บา้นเลขที ่190 / 140 BTICINO BTP1C41 40 Normal

12 14 บา้นเลขที ่190 / 139 BTICINO BTP1C40 40 Normal

11 14 บา้นเลขที ่190 / 138 BTICINO BTT1/80 80 Normal

10 14 บา้นเลขที ่190 / 137 BTICINO BTT1/80 80 Normal

9 14 บา้นเลขที ่190 / 136 BTICINO BTP1C40 40 Normal

8 14 บา้นเลขที ่190 / 135 BTICINO BTP1C40 40 Normal

7 14 บา้นเลขที ่190 / 134 BTICINO BTP1C40 40 Normal

6 14 บา้นเลขที ่190 / 133 BTICINO BTP1C40 40 Normal

5 14 บา้นเลขที ่190 / 132 BTICINO BTP1C40 40 Normal

4 14 บา้นเลขที ่190 / 131 BTICINO BTP1C40 40 Normal

3 14 บา้นเลขที ่190 / 130 BTICINO BTP1C40 40 Normal

2 14 บา้นเลขที ่190 / 129 BTICINO BTP1C40 40 Normal

1 14 MAIN BTICINO E250B 125 Normal

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER - CT RATIO -

AMP METER - OTHER -

FIELD INSPECTION REPORT

DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA NO NAME ( FLOOR.14 )

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME NO NAME ( FLOOR.14 ) KW METER - MW



FACTORY : PANEL :

: :

: V : A

: A :

Responsibility

FIELD INSPECTION REPORT

DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA NO NAME ( FLOOR.15 )

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME NO NAME ( FLOOR.15 ) KW METER - MW

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER - CT RATIO -

AMP METER - OTHER -

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 15 บา้นเลขที ่190 / 143 BTICINO BTP1C40 40 Normal

1 15 MAIN BTICINO E250B 125 Normal

4 15 บา้นเลขที ่190 / 145 BTICINO BTP1C40 40 Normal

3 15 บา้นเลขที ่190 / 144 BTICINO BTP1C40 40 Normal

6 15 บา้นเลขที ่190 / 147 BTICINO BTP1C40 40 Normal

5 15 บา้นเลขที ่190 / 146 BTICINO BTP1C40 40 Normal

8 15 บา้นเลขที ่190 / 149 BTICINO BTP1C40 40 Normal

7 15 บา้นเลขที ่190 / 148 BTICINO BTP1C40 40 Normal

10 15 บา้นเลขที ่190 / 151 BTICINO BTT1/80 80 Normal

9 15 บา้นเลขที ่190 / 150 BTICINO BTP1C40 40 Normal

12 15 บา้นเลขที ่190 / 153 BTICINO BTP1C40 40 Normal

11 15 บา้นเลขที ่190 / 152 BTICINO BTT1/80 80 Normal

14 15 บา้นเลขที ่190 / 155 BTICINO BTP1C40 40 Normal

13 15 บา้นเลขที ่190 / 154 BTICINO BTP1C40 40 Normal

16

15 15 บา้นเลขที ่190 / 156 BTICINO BTP1C40 40 Normal

18

17

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT



FACTORY : PANEL :

: :

: V : A

: A :

Responsibility

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

18

17

16

15 16 บา้นเลขที ่190 / 170 BTICINO BTP1C40 40 Normal

14 16 บา้นเลขที ่190 / 169 BTICINO BTP1C40 40 Normal

13 16 บา้นเลขที ่190 / 168 BTICINO BTT1/80 80 Normal

12 16 บา้นเลขที ่190 / 167 BTICINO BTP1C40 40 Normal

11 16 บา้นเลขที ่190 / 166 BTICINO BTT1/80 80 Normal

10 16 บา้นเลขที ่190 / 165 BTICINO BTT1/80 80 Normal

9 16 บา้นเลขที ่190 / 164 BTICINO BTP1C40 40 Normal

8 16 บา้นเลขที ่190 / 163 BTICINO BTP1C40 40 Normal

7 16 บา้นเลขที ่190 / 162 BTICINO BTP1C40 40 Normal

6 16 บา้นเลขที ่190 / 161 BTICINO BTT1/80 80 Normal

5 16 บา้นเลขที ่190 / 160 BTICINO BTP1C40 40 Normal

4 16 บา้นเลขที ่190 / 159 BTICINO BTP1C40 40 Normal

3 16 บา้นเลขที ่190 / 158 BTICINO BTP1C40 40 Normal

2 16 บา้นเลขที ่190 / 157 BTICINO BTP1C40 40 Normal

1 16 MAIN BTICINO E250B 125 Normal

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER - CT RATIO -

AMP METER - OTHER -

FIELD INSPECTION REPORT

DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA NO NAME ( FLOOR.16 )

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME NO NAME ( FLOOR.16 ) KW METER - MW



FACTORY : PANEL :

: :

: V : A

: A :

Responsibility

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

18

17

16

15 17 บา้นเลขที ่190 / 184 BTICINO BTP1C40 40 Normal

14 17 บา้นเลขที ่190 / 183 BTICINO BTP1C40 40 Normal

13 17 บา้นเลขที ่190 / 182 BTICINO BTP1C40 40 Normal

12 17 บา้นเลขที ่190 / 181 BTICINO BTP1C40 40 Normal

11 17 บา้นเลขที ่190 / 180 BTICINO BTT1/80 80 Normal

10 17 บา้นเลขที ่190 / 179 BTICINO BTT1/80 80 Normal

9 17 บา้นเลขที ่190 / 178 BTICINO BTP1C40 40 Normal

8 17 บา้นเลขที ่190 / 177 BTICINO BTP1C40 40 Normal

7 17 บา้นเลขที ่190 / 176 BTICINO BTP1C40 40 Normal

6 17 บา้นเลขที ่190 / 175 BTICINO BTP1C40 40 Normal

5 17 บา้นเลขที ่190 / 174 BTICINO BTP1C40 40 Normal

4 17 บา้นเลขที ่190 / 173 BTICINO BTP1C40 40 Normal

3 17 บา้นเลขที ่190 / 172 BTICINO BTP1C40 40 Normal

2 17 บา้นเลขที ่190 / 171 BTICINO BTP1C40 40 Normal

1 17 MAIN BTICINO E250B 125 Normal

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER - CT RATIO -

AMP METER - OTHER -

FIELD INSPECTION REPORT

DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA NO NAME ( FLOOR.17 )

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME NO NAME ( FLOOR.17 ) KW METER - MW



FACTORY : PANEL :

: :

: V : A

: A :

Responsibility

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

18

17

16

15 18 บา้นเลขที ่190 / 198 BTICINO BTP1C40 40 Normal

14 18 บา้นเลขที ่190 / 197 BTICINO BTP1C40 40 Normal

13 18 บา้นเลขที ่190 / 196 BTICINO BTP1C40 40 Normal

12 18 บา้นเลขที ่190 / 195 BTICINO BTP1C40 40 Normal

11 18 บา้นเลขที ่190 / 194 BTICINO BTT1/80 80 Normal

10 18 บา้นเลขที ่190 / 193 BTICINO BTT1/80 80 Normal

9 18 บา้นเลขที ่190 / 192 BTICINO BTP1C40 40 Normal

8 18 บา้นเลขที ่190 / 191 BTICINO BTP1C40 40 Normal

7 18 บา้นเลขที ่190 / 190 BTICINO BTP1C40 40 Normal

6 18 บา้นเลขที ่190 / 189 BTICINO BTP1C40 40 Normal

5 18 บา้นเลขที ่190 / 188 BTICINO BTP1C40 40 Normal

4 18 บา้นเลขที ่190 / 187 BTICINO BTP1C40 40 Normal

3 18 บา้นเลขที ่190 / 186 BTICINO BTP1C40 40 Normal

2 18 บา้นเลขที ่190 / 185 BTICINO BTP1C40 40 Normal

1 18 MAIN BTICINO E250B 125 Normal

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER - CT RATIO -

AMP METER - OTHER -

FIELD INSPECTION REPORT

DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA NO NAME ( FLOOR.18 )

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME NO NAME ( FLOOR.18 ) KW METER - MW



FACTORY : PANEL :

: :

: V : A

: A :

Responsibility

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

18

17

16

15 19 บา้นเลขที ่190 / 212 BTICINO BTP1C40 40 Normal

14 19 บา้นเลขที ่190 / 211 BTICINO BTP1C40 40 Normal

13 19 บา้นเลขที ่190 / 210 BTICINO BTP1C40 40 Normal

12 19 บา้นเลขที ่190 / 209 BTICINO BTP1C40 40 Normal

11 19 บา้นเลขที ่190 / 208 BTICINO BTT1/80 80 Normal

10 19 บา้นเลขที ่190 / 207 BTICINO BTT1/80 80 Normal

9 19 บา้นเลขที ่190 / 206 BTICINO BTP1C40 40 Normal

8 19 บา้นเลขที ่190 / 205 BTICINO BTP1C40 40 Normal

7 19 บา้นเลขที ่190 / 204 BTICINO BTP1C40 40 Normal

6 19 บา้นเลขที ่190 / 203 BTICINO BTP1C40 40 Normal

5 19 บา้นเลขที ่190 / 202 BTICINO BTP1C40 40 Normal

4 19 บา้นเลขที ่190 / 201 BTICINO BTP1C40 40 Normal

3 19 บา้นเลขที ่190 / 200 BTICINO BTP1C40 40 Normal

2 19 บา้นเลขที ่190 / 199 BTICINO BTP1C40 40 Normal

1 19 MAIN BTICINO E250B 125 Normal

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER - CT RATIO -

AMP METER - OTHER -

FIELD INSPECTION REPORT

DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA NO NAME ( FLOOR.19 )

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME NO NAME ( FLOOR.19 ) KW METER - MW



FACTORY : PANEL :

: :

: V : A

: A :

Responsibility

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

18

17

16

15 20 บา้นเลขที ่190 / 226 BTICINO BTP1C40 40 Normal

14 20 บา้นเลขที ่190 / 225 BTICINO BTP1C40 40 Normal

13 20 บา้นเลขที ่190 / 224 BTICINO BTP1C40 40 Normal

12 20 บา้นเลขที ่190 / 223 BTICINO BTP1C40 40 Normal

11 20 บา้นเลขที ่190 / 222 BTICINO BTT1/80 80 Normal

10 20 บา้นเลขที ่190 / 221 BTICINO BTT1/80 80 Normal

9 20 บา้นเลขที ่190 / 220 BTICINO BTP1C40 40 Normal

8 20 บา้นเลขที ่190 / 219 BTICINO BTP1C40 40 Normal

7 20 บา้นเลขที ่190 / 218 BTICINO BTP1C40 40 Normal

6 20 บา้นเลขที ่190 / 217 BTICINO BTP1C40 40 Normal

5 20 บา้นเลขที ่190 / 216 BTICINO BTP1C40 40 Normal

4 20 บา้นเลขที ่190 / 215 BTICINO BTP1C40 40 Normal

3 20 บา้นเลขที ่190 / 214 BTICINO BTP1C40 40 Normal

2 20 บา้นเลขที ่190 / 213 BTICINO BTP1C40 40 Normal

1 20 MAIN BTICINO E250B 125 Normal

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER - CT RATIO -

AMP METER - OTHER -

FIELD INSPECTION REPORT

DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA NO NAME ( FLOOR.20 )

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME NO NAME ( FLOOR.20 ) KW METER - MW



FACTORY : PANEL :

: :

: V : A

: A :

Responsibility

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9 21 บา้นเลขที ่190 / 234 BTICINO BTT1/80 80 Normal

8 21 บา้นเลขที ่190 / 233 BTICINO BTT1/80 80 Normal

7 21 บา้นเลขที ่190 / 232 BTICINO BTT1/80 80 Normal

6 21 บา้นเลขที ่190 / 231 BTICINO BTT1/80 80 Normal

5 21 บา้นเลขที ่190 / 230 BTICINO BTT1/80 80 Normal

4 21 บา้นเลขที ่190 / 229 BTICINO BTT1/80 80 Normal

3 21 บา้นเลขที ่190 / 228 BTICINO BTT1/80 80 Normal

2 21 บา้นเลขที ่190 / 227 BTICINO BTP1C40 40 Normal

1 21 MAIN ABB A1B 125 100 Normal

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER - CT RATIO -

AMP METER - OTHER -

FIELD INSPECTION REPORT

DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA NO NAME ( FLOOR.21 )

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME NO NAME ( FLOOR.21 ) KW METER - MW



FACTORY : PANEL :

: :

: V : A

: A :

Responsibility

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8 22 บา้นเลขที ่190 / 241 BTICINO BTT1/80 80 Normal

7 22 บา้นเลขที ่190 / 240 BTICINO BTT1/80 80 Normal

6 22 บา้นเลขที ่190 / 239 BTICINO BTT1/80 80 Normal

5 22 บา้นเลขที ่190 / 238 SCHNEIDER C63 63 Normal

4 22 บา้นเลขที ่190 / 237 SCHNEIDER C63 63 Normal

3 22 บา้นเลขที ่190 / 236 SCHNEIDER C63 63 Normal

2 22 บา้นเลขที ่190 / 235 BTICINO BTT1/80 80 Normal

1 22 MAIN BTICINO E100N 100 Normal

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER - CT RATIO -

AMP METER - OTHER -

FIELD INSPECTION REPORT

DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA NO NAME ( FLOOR.22 )

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME NO NAME ( FLOOR.22 ) KW METER - MW



FACTORY : PANEL :

: :

: V : A

: A :

Responsibility

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7 23 บา้นเลขที ่190 / 248 BTICINO BTT1/80 80 Normal

6 23 บา้นเลขที ่190 / 247 BTICINO BTT1/80 80 Normal

5 23 บา้นเลขที ่190 / 246 SCHNEIDER C63 63 Normal

4 23 บา้นเลขที ่190 / 245 SCHNEIDER C63 63 Normal

3 23 บา้นเลขที ่190 / 243 SCHNEIDER C63 63 Normal

2 23 บา้นเลขที ่190 / 242 BTICINO BTT1/80 80 Normal

1 23 MAIN BTICINO E100N 100 Normal

2. VISUAL INSPECTION

ITEM FLOOR LOAD ID MCB TYPE
RATED 

CURRENT(A)
Remark

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

VOLT METER - CT RATIO -

AMP METER - OTHER -

FIELD INSPECTION REPORT

DISTRIBUTION BOARD

THANA ARCADIA NO NAME ( FLOOR.23 )

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME NO NAME ( FLOOR.23 ) KW METER - MW



BUSDUCT & PLUG-IN8



FACTORY : BUILDING :

: : V

: : A

: :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Responsibility

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

18

17

16

15

14

13

12 16 LIWKK LK-034-13 SCHNEIDER WSX250F 125 Normal

11 15 LIWKK LK-034-13 SCHNEIDER WSX250F 125 Normal

10 14 LIWKK LK-034-13 SCHNEIDER WSX250F 125 Normal

9 13 LIWKK LK-034-13 SCHNEIDER WSX250F 125 Normal

8 12 LIWKK LK-034-13 SCHNEIDER WSX250F 125 Normal

7 11 LIWKK LK-034-13 SCHNEIDER WSX250F 125 Normal

6 10 LIWKK LK-034-13 SCHNEIDER WSX250F 125 Normal

5 9 LIWKK LK-034-13 SCHNEIDER WSX100F 100 Normal

4 8 LIWKK LK-034-13 SCHNEIDER WSX250F 125 Normal

3 7 LIWKK LK-034-13 SCHNEIDER WSX250F 125 Normal

2 6  -  -  -  -

1 5  -  -  -   -

Item No. DESCRIPTION

2. VISUAL INSPECTION

ITEM/

 ล าดบั

FLOOR /

 ชัน้
PLUG IN TYPE / รุน่บสัดกั MCB TYPE / รุน่เมนเบรกเกอร์

RATED 

CURRENT(A) /

กระแส

      Remark /     

 หมายเหตุ

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

BUSDUCT & PLUG IN

THANA ARCADIA FLOOR 5-16

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME FLOOR 5-16 RATED VOLTAGE  -

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

Item No. DESCRIPTION CHECK

1. INSPECTION

BUSDUCT NAME LIWKK RATED CURRENT 1600

CAT NO OTHER 3P4W + 50%ELK-034-13



FACTORY : BUILDING :

: : V

: : A

: :

จากการตรวจสอบ อยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถใชง้านไดป้กติ

Responsibility

BUSDUCT & PLUG IN

THANA ARCADIA FLOOR 17-23

TECHNICAL DATA

FEEDER NAME FLOOR 17-23 RATED VOLTAGE  -

1. INSPECTION

Item No. DESCRIPTION CHECK Item No. DESCRIPTION

BUSDUCT NAME LIWKK RATED CURRENT 800

CAT NO LK-034-13 OTHER 3P4W + 50%E

2 OPERATION ON-OFF 5 CLEANING & LUBRICATE

CHECK

1 BODY AND SEAL CHECK 4 OPERATION CHECK

2. VISUAL INSPECTION

ITEM/

 ล าดบั

FLOOR /

 ชัน้
PLUG IN TYPE / รุน่บสัดกั MCB TYPE / รุน่เมนเบรกเกอร์

RATED 

CURRENT(A) /

กระแส

      Remark /     

 หมายเหตุ

3 OPERATION SCREW TIGHT 6 OTHER  (CHECK POINT TEMPERATURE)

2 18 LIWKK LK-034-13 SCHNEIDER NSX250F 125 Normal

1 17 LIWKK LK-034-13 SCHNEIDER NSX250F 125 Normal

4 20 LIWKK LK-034-13 SCHNEIDER NSX250F 125 Normal

3 19 LIWKK LK-034-13 SCHNEIDER NSX250F 125 Normal

6 22 LIWKK LK-034-13 SCHNEIDER NSX250F 125 Normal

5 21 LIWKK LK-034-13 SCHNEIDER NSX250F 125 Normal

8

7 23 LIWKK LK-034-13 SCHNEIDER NSX250F 125 Normal

10

9

12

11

14

13

16

15

18

17

Name : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT

Date : 1-Feb-2023 1-Feb-2023 1-Feb-2023

3. COMMENT :

Tested by Witnessed by Approved by

Signature : P. KIATTIKUN T. NIPON R.PRAKIT



PHOTO OF  WORK9



:

ภาพขณะอบรมกอ่นเริม่ท าการบ ารงุรักษาระบบไฟฟ้า

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพกอ่นท าการบ ารงุรักษาตู ้Ring Main Unit

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการบ ารงุรักษาตู ้Ring Main Unit

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการบ ารงุรักษาตู ้Ring Main Unit

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

 

ภาพกอ่นท าการบ ารงุรักษาตู ้TRANSFORMER

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการบ ารงุรักษาตู ้TRANSFORMER

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการบ ารงุรักษาตู ้TRANSFORMER

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการบ ารงุรักษาตู ้TRANSFORMER

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการกรวดขันนอตตามจดุเชือ่มตอ่ตู ้TRANSFORMER

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการกรวดขันนอตตามจดุเชือ่มตอ่ตู ้TRANSFORMER

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

     

 

ภาพกอ่นท าการบ ารงุรักษาตู ้Main Distribution Board

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการบ ารงุรักษาตู ้Main Distribution Board

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการบ ารงุรักษาตู ้Main Distribution Board

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการบ ารงุรักษาตู ้Main Distribution Board

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

 

ภาพขณะท าการกวดขันน็อตตามจดุเชือ่มตอ่ตู ้Main Distribution Board

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการกวดขันน็อตตามจดุเชือ่มตอ่ตู ้Main Distribution Board

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการกวดขันน็อตตามจดุเชือ่มตอ่ตู ้Main Distribution Board

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพกอ่นท าการบ ารงุรักษาตู ้Capacitor Bank

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการบ ารงุรักษาตู ้ Capacitor Bank

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการบ ารงุรักษาตู ้ Capacitor Bank

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการบ ารงุรักษาตู ้ Capacitor Bank

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการกวดขันน็อตตามจดุเชือ่มตอ่ตู ้Capacitor Bank

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการกวดขันน็อตตามจดุเชือ่มตอ่ตู ้Capacitor Bank

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

    

ภาพกอ่นท าการบ ารงุรักษาตู ้Distribution Board & Busduct Plug In

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการบ ารงุรักษาตู ้Distribution Board & Busduct Plug In

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการบ ารงุรักษาตู ้Distribution Board & Busduct Plug In

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA

ภาพขณะท าการบ ารงุรักษาตู ้Distribution Board & Busduct Plug In



:

 

ภาพขณะท าการกวดขันน็อตตามจดุเชือ่มตอ่ตู ้Distribution Board & Busduct Plug In

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการกวดขันน็อตตามจดุเชือ่มตอ่ตู ้Distribution Board & Busduct Plug In

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA

ภาพขณะท าการกวดขันน็อตตามจดุเชือ่มตอ่ตู ้Distribution Board & Busduct Plug In



:

ภาพขณะท าการทดสอบ Air circuit breaker

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการทดสอบ Air circuit breaker

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการวดัคา่  Capacitor Bank

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการวดัคา่  Capacitor Bank

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

ภาพขณะท าการ INSULATION RESISTANCE TEST

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA
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ภาพขณะท าการ INSULATION RESISTANCE TEST

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA

ภาพขณะท าการ INSULATION RESISTANCE TEST



:

ภาพขณะท าการ CONTACT RESISTANCE TEST

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



:

วดัคา่ความตา้นทาน GROUND RESISTANCE 

FIELD INSPECTION REPORT

PHOTO WORK

FACTORY THANA ARCADIA



THERMOSCAN  BEFORE10



 
 

 

ขอ้เสนอแนะในการบ ารงุรักษา อา้งองิตามมาตราฐาน InterNational Electrical Testing 
Association ANSI/NETA MTS-2007 
 
  

Classification                  

ค่าความแตกต่างของ
อุณหภูมิระหว่างอุปกรณ์
ทีผ่ิดปกติกับอุปกรณ์
เหมือนกนัทีป่กติและมี
โหลดเหมือนกนั (ΔT)    

ค่าความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิ
ของอุปกรณท์ี่
ผิดปกติกับอุณหภูมิ
รอบข้าง (Ambient 

Temp.)  

ข้อเสนอแนะส าหรับการ
บ ารุงรักษา             

Minor    1˚C - 3˚C                   1˚C - 10˚C      

อาจเกิดขอ้บกพรอ่ง/
แนะน าใหม้ีการวิเคราะหห์า
สาเหต ุ    

Intermediate1                   4˚C - 15˚C         11˚C - 20˚C  

อาจเกิดขอ้บกพรอ่ง/
แนะน าใหด้ าเนินการแกไ้ข
เมื่อมีโอกาส            

Intermediate2                    4˚C - 15˚C       21˚C - 40˚C  

ตรวจสอบและติดตามอย่าง
ต่อเนื่องจนกระทัง้ได้
ซ่อมแซมเรียบรอ้ย 

Critical  > 16˚C    > 40˚C    

เกิดขอ้บกพรอ่งรุน่แรง/
แนะน าใหซ่้อมแซมโดย
ด่วน    

 
 

  

http://www.netaworld.org/
http://www.netaworld.org/


 
 

 

 

 

Inspection Date: 11/28/2022 12:34:19 
PM 

Location THANA ARCADIA 

Equipment MDB-1 Equipment Name: MAIN 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_03218.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 35.8°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.18m 

 

Main Image Markers 
Name Avg Min Max 

A0 36.3°C 34.7°C 51.0°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
- ท ำกำรบ ำรุงรักษำระบบปกติตำมแผนกำรท่ีน ำเสนอ 

  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 11/28/2022 12:34:40 

PM 
Location THANA ARCADIA 

Equipment MDB-1 Equipment Name: P1,P8,P3,P4 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_03219.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 35.2°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.02m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 36.5°C 

P1 35.1°C 

P2 35.0°C 

P3 35.0°C 

P4 37.9°C 

P5 35.4°C 

P6 35.2°C 

P7 35.1°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
- ท ำกำรบ ำรุงรักษำระบบปกติตำมแผนกำรท่ีน ำเสนอ 

  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 11/28/2022 12:35:08 

PM 
Location THANA ARCADIA 

Equipment MDB-1 Equipment Name: PB5,P5,P6 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_03220.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 34.4°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.10m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 34.6°C 

P1 34.5°C 

P2 34.1°C 

P3 34.4°C 

P4 34.7°C 

P5 34.4°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
- ท ำกำรบ ำรุงรักษำระบบปกติตำมแผนกำรท่ีน ำเสนอ 

  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 11/28/2022 12:36:22 

PM 
Location THANA ARCADIA 

Equipment MDB-1 Equipment Name: BUSDUCT 1600 A 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_03221.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 35.0°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 0.97m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 35.0°C 

P1 35.1°C 

P2 35.0°C 

P3 35.6°C 

P4 35.1°C 

P5 35.2°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
- ท ำกำรบ ำรุงรักษำระบบปกติตำมแผนกำรท่ีน ำเสนอ 

  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 11/28/2022 12:36:41 

PM 
Location THANA ARCADIA 

Equipment MDB-1 Equipment Name: CAP.BANK 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_03222.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 34.1°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.06m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 34.4°C 

P1 34.4°C 

P2 33.8°C 

P3 34.2°C 

P4 34.4°C 

P5 34.6°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
- ท ำกำรบ ำรุงรักษำระบบปกติตำมแผนกำรท่ีน ำเสนอ 

  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 11/28/2022 12:37:12 

PM 
Location THANA ARCADIA 

Equipment MDB-1 Equipment Name: CAP-STEP 1-4 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_03223.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 35.1°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.37m 

 

Main Image Markers 
Name Avg Min Max 

A0 35.0°C 34.0°C 35.9°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
- ท ำกำรบ ำรุงรักษำระบบปกติตำมแผนกำรท่ีน ำเสนอ 

  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 11/28/2022 12:37:34 

PM 
Location THANA ARCADIA 

Equipment MDB-1 Equipment Name: CAP-STEP 5-8 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_03224.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 34.1°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.48m 

 

Main Image Markers 
Name Avg Min Max 

A0 34.0°C 33.2°C 34.9°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
- ท ำกำรบ ำรุงรักษำระบบปกติตำมแผนกำรท่ีน ำเสนอ 

  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 11/28/2022 12:38:00 

PM 
Location THANA ARCADIA 

Equipment MDB-1 Equipment Name: CAP-STEP 9-12 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_03225.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 33.8°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.45m 

 

Main Image Markers 
Name Avg Min Max 

A0 33.8°C 33.1°C 34.7°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
- ท ำกำรบ ำรุงรักษำระบบปกติตำมแผนกำรท่ีน ำเสนอ 

  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 11/28/2022 12:38:59 

PM 
Location THANA ARCADIA 

Equipment EMDB Equipment Name: MAIN EMERGENCY   
MAIN NORMAL 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_03226.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 34.3°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.50m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 34.5°C 

P1 34.6°C 

P2 34.6°C 

P3 34.4°C 

P4 34.5°C 

P5 34.4°C 

P6 34.6°C 

P7 34.9°C 

P8 34.8°C 

P9 34.4°C 

P10 34.4°C 

P11 34.4°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
- ท ำกำรบ ำรุงรักษำระบบปกติตำมแผนกำรท่ีน ำเสนอ 

  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 11/28/2022 12:39:20 

PM 
Location THANA ARCADIA 

Equipment EMDB Equipment Name: MAIN 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_03227.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 33.6°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 0.86m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 34.0°C 

P1 33.7°C 

P2 33.7°C 

P3 34.2°C 

P4 33.9°C 

P5 33.5°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
- ท ำกำรบ ำรุงรักษำระบบปกติตำมแผนกำรท่ีน ำเสนอ 

  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 11/28/2022 12:40:00 

PM 
Location THANA ARCADIA 

Equipment EMDB Equipment Name: LP(LIFT),EP1,EP2, 
PCW,P5,SPARE 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_03228.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 33.4°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.61m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 33.7°C 

P1 33.5°C 

P2 33.2°C 

P3 33.3°C 

P4 33.3°C 

P5 33.2°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
- ท ำกำรบ ำรุงรักษำระบบปกติตำมแผนกำรท่ีน ำเสนอ 

  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 11/28/2022 12:40:49 

PM 
Location THANA ARCADIA 

Equipment Transformer-1 Equipment Name: High Voltage 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_03229.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 38.3°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 2.16m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 36.4°C 

P1 37.5°C 

P2 36.9°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
- ท ำกำรบ ำรุงรักษำระบบปกติตำมแผนกำรท่ีน ำเสนอ 

  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 11/28/2022 12:41:47 

PM 
Location THANA ARCADIA 

Equipment Transformer-1 Equipment Name: Low Voltage 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_03230.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 41.8°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.63m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 46.8°C 

P1 49.9°C 

P2 40.4°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
- ท ำกำรบ ำรุงรักษำระบบปกติตำมแผนกำรท่ีน ำเสนอ 

  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 11/28/2022 12:42:09 

PM 
Location THANA ARCADIA 

Equipment Transformer-1 Equipment Name: TANK 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_03231.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 36.1°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.83m 

 

Main Image Markers 
Name Avg Min Max 

A0 36.8°C 35.8°C 37.9°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
- ท ำกำรบ ำรุงรักษำระบบปกติตำมแผนกำรท่ีน ำเสนอ 

  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 11/28/2022 12:42:32 

PM 
Location THANA ARCADIA 

Equipment หอ้ง MDB Equipment Name: RING MAIN UNIT 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_03232.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 33.2°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.38m 

 

Main Image Markers 
Name Avg Min Max 

A0 33.1°C 32.0°C 35.6°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
- ท ำกำรบ ำรุงรักษำระบบปกติตำมแผนกำรท่ีน ำเสนอ 

 
  



 
 

 

 

 

Summary 
 

Main Distribution Board 

จำกกำร Thermo scanในส่วนของตู ้MDB ส่วนใหญ่พบวำ่อุณหภูมิ อุปกรณ์อยูใ่นเกณฑ ์ซ่ึงเบ้ืองตน้ได้
เสนอแนะ ใหท้ ำกำรกวดขนันอต และตรวจเช็คกำรใชโ้หลดตำมแต่ล่ะอุปกรณ์ เพ่ือใหพ้ร้อมต่อกำรใชง้ำนต่อไป  

 

Transformer 

จำกกำร Thermo scan ในส่วนของหมอ้แปลงอุณหภูมิอยูต่ำม เกณฑม์ำตรฐำน และไดท้ ำกำรเสนอใหมี้
กำรตรวจสอบ และกวดขนันอตเพ่ิมเติม เพ่ือพร้อมต่อกำรใชง้ำนต่อไป 
 

 



THERMOSCAN  AFTER11



 
 

 

ขอ้เสนอแนะในการบ ารงุรักษา อา้งองิตามมาตราฐาน InterNational Electrical Testing 
Association ANSI/NETA MTS-2007 
 
  

Classification                  

ค่าความแตกต่างของ
อุณหภูมิระหว่างอุปกรณ์
ทีผ่ิดปกติกับอุปกรณ์
เหมือนกนัทีป่กติและมี
โหลดเหมือนกนั (ΔT)    

ค่าความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิ
ของอุปกรณท์ี่
ผิดปกติกับอุณหภูมิ
รอบข้าง (Ambient 

Temp.)  

ข้อเสนอแนะส าหรับการ
บ ารุงรักษา             

Minor    1˚C - 3˚C                   1˚C - 10˚C      

อาจเกิดขอ้บกพรอ่ง/
แนะน าใหม้ีการวิเคราะหห์า
สาเหต ุ    

Intermediate1                   4˚C - 15˚C         11˚C - 20˚C  

อาจเกิดขอ้บกพรอ่ง/
แนะน าใหด้ าเนินการแกไ้ข
เมื่อมีโอกาส            

Intermediate2                    4˚C - 15˚C       21˚C - 40˚C  

ตรวจสอบและติดตามอย่าง
ต่อเนื่องจนกระทัง้ได้
ซ่อมแซมเรียบรอ้ย 

Critical  > 16˚C    > 40˚C    

เกิดขอ้บกพรอ่งรุน่แรง/
แนะน าใหซ่้อมแซมโดย
ด่วน    

 
 

  

http://www.netaworld.org/
http://www.netaworld.org/


 
 

 

 

 

Inspection Date: 2/1/2023 12:37:43 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment MDB-1 Equipment Name: MAIN 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05336.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 33.0°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.18m 

 

Main Image Markers 
Name Avg Min Max 

A0 33.0°C 32.5°C 35.3°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:38:00 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment MDB-1 Equipment Name: P1,P8,P3,P4 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05337.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 32.4°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.23m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 32.5°C 

P1 32.2°C 

P2 32.0°C 

P3 32.2°C 

P4 32.6°C 

P5 32.6°C 

P6 32.6°C 

P7 32.5°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:38:17 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment MDB-1 Equipment Name: PB5,P5,P6 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05338.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 32.1°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.01m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 31.9°C 

P1 31.9°C 

P2 31.9°C 

P3 32.2°C 

P4 32.4°C 

P5 32.2°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:38:40 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment MDB-1 Equipment Name: BUSDUCT 1600 A 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05339.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 32.6°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.14m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 32.5°C 

P1 32.6°C 

P2 32.3°C 

P3 32.7°C 

P4 32.8°C 

P5 32.8°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:38:57 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment MDB-1 Equipment Name: CAP.BANK 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05340.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 31.9°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.05m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 31.6°C 

P1 31.8°C 

P2 31.9°C 

P3 34.9°C 

P4 34.9°C 

P5 34.5°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:39:20 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment MDB-1 Equipment Name: CAP-STEP 1-4 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05341.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 32.9°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.25m 

 

Main Image Markers 
Name Avg Min Max 

A0 32.9°C 32.2°C 34.9°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:39:50 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment MDB-1 Equipment Name: CAP-STEP 5-8 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05342.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 31.7°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.64m 

 

Main Image Markers 
Name Avg Min Max 

A0 31.6°C 31.0°C 32.7°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:40:03 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment MDB-1 Equipment Name: CAP-STEP 9-12 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05343.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 31.5°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.65m 

 

Main Image Markers 
Name Avg Min Max 

A0 31.4°C 30.8°C 32.2°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:40:20 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment EMDB Equipment Name: MAIN EMERGENCY   
MAIN NORMAL 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05344.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 32.2°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.24m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 32.2°C 

P1 32.1°C 

P2 32.3°C 

P3 31.8°C 

P4 31.9°C 

P5 31.9°C 

P6 32.7°C 

P7 32.6°C 

P8 32.8°C 

P9 32.2°C 

P10 32.3°C 

P11 32.2°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:40:36 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment EMDB Equipment Name: MAIN 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05345.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 32.1°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 0.97m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 32.2°C 

P1 31.9°C 

P2 32.0°C 

P3 32.5°C 

P4 32.6°C 

P5 32.7°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:40:55 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment EMDB Equipment Name: LP(LIFT),EP1,EP2 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05346.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 31.3°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.19m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 31.4°C 

P1 31.1°C 

P2 31.4°C 

P3 31.7°C 

P4 31.2°C 

P5 31.1°C 

P6 31.6°C 

P7 31.8°C 

P8 31.7°C 

P9 31.5°C 

P10 31.5°C 

P11 31.5°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:41:15 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment EMDB Equipment Name: PCW,P5,SPARE 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05347.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 31.0°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 0.86m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 31.5°C 

P1 31.3°C 

P2 31.5°C 

P3 31.9°C 

P4 31.3°C 

P5 31.8°C 

P6 31.6°C 

P7 31.6°C 

P8 31.7°C 

P9 32.1°C 

P10 32.1°C 

P11 32.0°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:42:03 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment MDB-1 Equipment Name: BUS BAR MAIN 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05348.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 31.7°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 0.57m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 31.6°C 

P1 31.7°C 

P2 31.7°C 

P3 31.4°C 

P4 31.5°C 

P5 31.5°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:42:38 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment Transformer-1 Equipment Name: High Voltage 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05349.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 38.7°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.93m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 35.1°C 

P1 35.4°C 

P2 34.9°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:42:55 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment Transformer-1 Equipment Name: Low Voltage 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05350.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 42.0°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 3.30m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 42.1°C 

P1 42.5°C 

P2 40.0°C 

P3 37.7°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:43:08 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment Transformer-1 Equipment Name: TANK 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05351.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 33.3°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 1.41m 

 

Main Image Markers 
Name Avg Min Max 

A0 33.3°C 31.3°C 44.7°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:43:35 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment หอ้ง MDB Equipment Name: RING MAIN UNIT 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05352.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 31.3°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 2.93m 

 

Main Image Markers 
Name Avg Min Max 

A0 31.2°C 29.8°C 32.8°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:45:11 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment เสาการไฟฟ้า Equipment Name: Drop out fuse 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05353.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature -3.6°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 8.21m 

 

Main Image Markers 
Name Avg Min Max 

A0 19.4°C -19.8°C 33.2°C 

A1 16.2°C ~-20.7°C 33.0°C 

A2 11.3°C ~-21.3°C 32.8°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:45:29 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment เสาการไฟฟ้า Equipment Name: จดุต่อล่อฟ้า 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05354.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature -5.5°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 8.75m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 31.5°C 

P1 31.0°C 

P2 30.8°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:45:42 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment เสาการไฟฟ้า Equipment Name: CT VT 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05355.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 2.7°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 7.22m 

 

Main Image Markers 
Name Avg Min Max 

A0 17.8°C -17.7°C 35.2°C 

A1 3.1°C -18.9°C 34.8°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:46:01 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment เสาตน้ที่ 1 Equipment Name: Drop out fuse ชดุที่ 1 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05356.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature -4.6°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 7.45m 

 

Main Image Markers 
Name Avg Min Max 

A0 18.5°C ~-20.7°C 32.7°C 

A1 24.2°C ~-20.0°C 32.9°C 

A2 22.5°C ~-20.8°C 32.4°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:46:16 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment เสาตน้ที่ 1 Equipment Name: จดุต่อสายเคเบิล้ชดุที่ 1 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05357.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature -0.2°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 4.90m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 31.9°C 

P1 31.7°C 

P2 32.0°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:46:32 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment เสาตน้ที่ 1 Equipment Name: จดุต่อล่อฟ้า 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05358.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 0.1°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 6.42m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 32.2°C 

P1 31.8°C 

P2 31.3°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:46:53 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment เสาตน้ที่ 1 Equipment Name: Drop out fuse ชดุที่ 2 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05359.IS2 
 

 
Visible Light Image 

mage Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature 2.4°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 6.15m 

 

Main Image Markers 
Name Avg Min Max 

A0 18.3°C ~-21.2°C 32.8°C 

A1 10.9°C ~-21.6°C 32.6°C 

A2 13.4°C ~-21.3°C 32.4°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

   
Inspection Date: 2/1/2023 12:47:06 PM Location THANA ARCADIA 

Equipment เสาตน้ที่ 1 Equipment Name: จดุต่อสายเคเบิล้ชดุที่ 2 

Emissivity: 0.95 Reflected Temperature: 22.0 °C 

Camera Manufacturer Fluke Thermography Camera: Ti300+-19090552 

 

 

 
IR_05360.IS2 
 

 
Visible Light Image 

Image Info 
Transmission 1.00 
Average Temperature -3.1°C 
IR Sensor Size 320 x 240 
Distance to Target 7.15m 

 

Main Image Markers 
Name Temperature 

P0 31.9°C 

P1 31.7°C 

P2 32.0°C 

  
Result 

- อุณหภูมิปกติขณะท ำกำรจ่ำยโหลดไฟฟ้ำ 
  



 
 

 

 

 

Summary 
 

Main Distribution Board 

 

        จำกกำร Thermo scan ในส่วนของตู ้ MDB หลงัจำกมีกำร  Preventive Maintenance   ส่วนใหญ่ พบวำ่
อุณหภูมิ อุปกรณ์อยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำน พร้อมต่อกำรใชง้ำนต่อไป  
 
 
Transformer 

 
      จำกกำร Thermo scan  หลงัจำกมีกำร  Preventive Maintenance   ในส่วนของหมอ้แปลง  อุณหภูมิอยูต่ำม 
เกณฑม์ำตรฐำน พร้อมต่อกำรใชง้ำนต่อไป 
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