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ระเบียบปฏิบัติงานระดับองคกร: การรายงานการกระทำ/สภาพการณท่ีต่ำกวามาตรฐาน 
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เอกสารการตรวจสุขภาพพนักงาน 
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ภาคผนวก ข-25 

 

การปฏิบัติงานภาวะฉุกเฉินของโรงไฟฟา 

- Procedure: Emergency Preparedness and Response 

- การฝกซอมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำป พ.ศ. 2566 

ภาคผนวก ค   เอกสารประกอบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ภาคผนวก ค-1   ใบรับรองผลการวิเคราะห 
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายอากาศแบบตอเนื่อง  

(Continuous Emission Monitoring System : CEMs) 

ภาคผนวก ค-3   การตรวจสอบความถูกตองของ CEMS : System Audit 

ภาคผนวก ค-4   การตรวจสอบความถูกตองของ CEMS : Performance Audit 

ภาคผนวก ค-5 
 

ผลการสำรวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของประชาชนในพ้ืนท่ี  

ใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ 

ภาคผนวก ค-6  สถิติดานสุขภาพความเจ็บปวยของชุมชนจากหนวยงานสาธารณสุข 

ภาคผนวก ง  ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ 

ภาคผนวก จ  สำเนาหนังสืออนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะห 
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2.2-26 รางระบายน้ำฝน 2-45 

2.2-27 อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน 2-45 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด   หนา ญ 

 

สารบัญภาพ (ตอ) 

 

ภาพท่ี  หนา 

2.2-28 บอรดประกาศเก่ียวกับเรื่องการปองกัน และรักษาโรคอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 

ของพนักงาน 

2-46 

2.2-29 ระบบปองกันไฟฟารั่ว 2-46 

2.2-30 ระบบปองกันไฟฟาชอต 2-46 

2.2-31 ระบบปองกันการรั่วซึมของกาซ (Gas Detector) 2-46 

2.2-32 อุปกรณชำระลางฉุกเฉิน (Emergency Shower and Eye Wash Fountain) 2-46 

2.2-33 ปายเตือนอันตรายตางๆ 2-46 

2.2-34 ทางออกฉุกเฉิน 2-47 

2.2-35 อุปกรณดับเพลิงภายในโครงการ 2-47 

2.2-36 ระบบปรับสภาพน้ำกอนเขาหมอไอน้ำ 2-48 

2.2-37 ปายกำหนดพ้ืนท่ีบริเวณสถานีควบคุมความดันกาซธรรมชาติใหเปนพ้ืนท่ีเฉพาะ 2-48 

2.2-38 Emergency Switch 2-48 

2.2-39 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของกาซธรรมชาติ 2-48 

2.2-40 ถังฉีดโฟมเคลื่อนท่ี (Mobile Foam Unit) 2-48 

3.4-1 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายมลสาร 3-16 

3.4-2 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 3-25 

3.4-3 แสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 3-41 

3.4-4 แสดงการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 3-49 

3.4-5 แสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง 3-56 

3.4-6 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ 3-68 
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รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                   หนา 1-1 

 

บทนำ 

1.1 ความเปนมาในการจัดทำรายงาน 

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด ((ชื่อเดิม โครงการ

โรงไฟฟาไทยเนชั่นแนล พาวเวอร 2 ของบริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร จำกัด และบริษัท โกลว เอสพีพี 12 

จำกัด) ตั้งอยูบนพื้นที่ประมาณ 9 ไร ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค     

หมูที่ 3 ตำบลมาบยางพร (บานสะพานสี่) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ดำเนินกิจการ ผลิตกระแสไฟฟา 

ประกอบดวย หนวยผลิตไฟฟาขนาดกำลังผลิต 120 เมกะวัตต จำนวน 1 ชุด ซึ่งใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 

โดยไดจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (สผ.) ซึ่งไดรับความเห็นชอบตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.7/8689 ลง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 

และเริ่มเปดดำเนินการตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จากการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระยะ

ดำเนินการโครงการ พบวาการดำเนินโครงการอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แมวาผลกระทบที่คาดวาจะ

เกิดขึ้นสวนใหญจะอยูในระดับต่ำถึงปานกลาง โครงการจึงไดกำหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยูในระดับต่ำ

ที่สุด และใหเกิดการใชทรัพยากรสิ่งแวดลอมตางๆ ไดอยางย่ังยืน  

โดยกำหนดใหโครงการตองปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมที ่ระบุไวในรายงานการวิเคราะห 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอรายงานตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม (สผ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง (ทสจ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียล

พารค และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของทราบทุก 6 เดือน 

 เพื่อเปนการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการไดมอบหมายใหบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) 

จำกัด ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในดานตางๆ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ในชวงดำเนินการ ระหวาง

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พรอมทั้งเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผานมาเพื่อนำเสนอตอหนวยงานที่

เกี่ยวของตอไป 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                   หนา 1-2 

1.2 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Monitoring) ของโครงการ  

2) เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

3) เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาว พรอมทั้งนำมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดในชวงที่ผานมา 

และนำเสนอตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1.3 ขอบเขตของการจัดทำรายงาน 

ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทางดานสิ่งแวดลอมของโครงการน้ัน จะประกอบไปดวย 

1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ทางโครงการจะเปนผู ดำเนินการตามมาตรการ พรอมทั ้งรวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆ ซึ ่งใช

ประกอบผลการดำเนินการ โดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด จะเปนผูตรวจสอบ

และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ และนำมาผนวกเขาไวในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สำหรับมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป       

(ประเทศไทย) จำกัด เปนผูดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และรายงานผลการตรวจวัด

ดังกลาว โดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด เปนผูรวบรวมขอมูลผลการตรวจวัด

ทั้งหมด และขอมูลของโครงการในดานอื่นๆ ซึ่งเปนขอกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิง่แวดลอม 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                   หนา 1-3 

1.4 รายละเอียดโครงการ 

 สถานทีต้ั่ง ขนาด และผงัพืน้ที่โครงการ 

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด ตั้งอยูบนพื้นที่ 9 ไร 

ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค เลขที่ 250 หมูที่ 3 บานมาบยางพร (บาน

สะพานสี่) ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยพื้นที่โรงไฟฟามีอาณาเขตติดตอโดยรอบ 

รายละเอียดตำแหนงที่ตั้งและการใชประโยชนพื้นที่รอบโรงไฟฟาแสดงดังรูปที่ 1.4-1  สำหรับอาณาเขตติดตอ

พ้ืนที่โครงการมีรายละเอียด ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดกับ Siam Nippon Steel Pipe Co., Ltd. 

ทิศใต  ติดกับ ถนนภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ 

ทิศตะวันออก ติดกับ อางเก็บน้ําของเขตประกอบการฯ 

ทิศตะวันตก ติดกับ บริษัท โตโย โรกิ (ประเทศไทย) จำกัด 

 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                   หนา 1-4 

 

 
 

รูปที่ 1.4-1 แผนผังแสดงตำแหนงที่ต้ังโครงการ 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                   หนา 1-5 

 เครื่องจักรและอุปกรณ 

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด ประกอบดวย หนวยผลิต

ไฟฟา 1 ชุด (Block) มีกำลังการผลิต 120 เมกะวัตต รายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณสำคัญของโรงไฟฟา

มีดังน้ี 

(1) เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ (Gas turbine generator; GTGs)  

เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ (Gas turbine generator; GTGs) ประกอบดวย เครื่องกังหัน

กาซ (Gas Turbine) และเครื่องกำเนิดไฟฟา (Generator) GTG ที่ใชในโครงการมีทั้งหมด 2 เครื่อง มีกำลังการ

ผลิตเครื่องละ 40 เมกะวัตต โดยออกแบบใหใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ พรอมทั้งมีระบบการควบคุมออกไซดของ

ไนโตรเจน (NOx) เปนระบบ Dry Low Emission (DLE) 

GTG ทำหนาที่เปลี่ยนพลังงานความรอนจากการเผาไหมกาซธรรมชาติไปเปนพลังงานกล และกาซ

รอนที่เกิดขึ้นจะทำหนาที่ขับใหกังหันหมุน ในขณะเดียวกันโรเตอรของเครื่องกำเนิดไฟฟาจะหมุน ทำใหเกิด

กระแสไฟฟาขึ้น สวนกาซรอน (Exhaust Gas) หลังผานกังหันกาซจะมีอุณหภูมิประมาณ 564 องศาเซลเซียส จะ

ถูกสงไปยังหนวยผลิตไอน้ําและกระแสไฟฟาดวยเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ําตอไป 

(2) เครื่องผลิตไอน้ำแบบนำความรอนกลับมาใช (Heat Recovery Steam Generator; HRSG) 

กาซรอน (Exhaust Gas) ที่เกิดจาก GTG แตละเครื่องจะถูกนำมาผลิตไอนํ้าที่เครื่องผลิตไอน้ำ

แบบนำความรอนกลับมาใช (Heat Recovery Steam Generator-HRSG) จำนวน 2 เครื่อง โดยกาซรอนที่เกิด

จาก GTG จะสงผานทอเขาสู HRSG เพื่อถายเทความรอนใหกับนํ้าใหกลายเปนไอนํ้าเขาสูเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบ

กังหันไอน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟา และเขาสูหนวยผลิตนํ้าเย็นเพื่อผลิตนํ้าเย็นไอน้ำ ที่ไดแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

ไอนํ้าความดันสูง (High Pressure Steam-HP) อุณหภูมิ 543 องศาเซลเซียส ความดัน 71 บาร และไอนํ้าความ

ดันต่ำ (Low Pressure Steam-LP) อุณหภูมิ 256 องศาเซลเซียส ความดัน 8.6 บาร สวนกาซรอนที่ออกจาก 

HRSG จะถูกระบายออกทางปลองระบายไอเสีย (Stack) ซึ่งออกแบบใหมีความสูง 30 เมตร ตอไป 

(3) เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ำ (Steam turbine generator; STG) 

เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันไอนํ้า (Steam turbine generator; STG) ประกอบดวย เครื่อง

กังหันไอนํ้า (Steam turbine) และเครื่องกำเนิดไฟฟา (Generator) โดยโครงการจะใช STG จำนวน 1 เครื่อง มี

กำลังการผลิต 37.4 MW 

STG จะทำหนาที่เปลี่ยนพลังงานความรอนจาก HRSG จำนวน 2 เครื่อง ใหเปนพลังงานกล โดย

ไอน้ําที่ผลิตไดจะไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ําทำใหเกิดการเคลื่อนที่ ในขณะเดียวกันโรเตอรของเครื่องกำเนิดไฟฟาจะ

ทำงาน สงผลใหเกิดการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟาขึ้น สำหรับไอนํ้าที่ผานการขับเคลื่อนกังหันไอนํ้าแลวจะถูก

ควบแนนเพ่ือนำกลับมาหมุนเวียนใชในกระบวนการผลิตอีก 

 

 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 
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จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                   หนา 1-6 

(4) เครื่องผลิตนํ้าเย็น (Steam Fire Vapour Absorption Chiller) 

ไอน้ำความดันต่ำ (LP) ซึ่งมีอุณหภูมิ 132 องศาเซลเซียส ความดัน 2.6 บาร จากเครื่องกังหันไอน้ํา 

สงเขาสูเครื่องผลิตนํ้าเย็นซึ่งมีระบบทำความเย็นแบบดูดซึม มีกำลังผลิตเครื่องละ 1,200 RT นํ้าเย็นที่ผลิตไดจะมี

อุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียส จะขายใหแกโรงงานอุตสาหกรรมในเขตประกอบการฯ เพื่อใชในระบบปรับอากาศ 

แลวจะถูกสงกลับมาที่เครื่องผลิตน้ําเย็น โดยมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นเปน 12 องศาเซลเซียส 

(5) เครื่องควบแนน (Condenser) 

ไอนํ้าหลังผาน STG แลว จะถูกสงไปยังเครื่องควบแนน เพื่อทำใหไอนํ้าลดแรงดันลงกลายเปนน้ํา 

condensate และหมุนเวียนกลับไปใชใน HRSG เพื่อผลิตไอน้ําตอไป ทั้งนี้ เครื่องควบแนนจะไดรับการออกแบบ

ใหทำใหอุณหภูมิของน้ําหลอเย็นเพ่ิมขึ้นประมาณ 10 องศาเซลเซียส 

(6) ระบบหลอเย็น (Cooling Water System) 

ระบบหลอเย็น (Cooling Water System) ทำหนาที่ลดอุณหภูมิของนํ้าระบายความรอนที่ใชใน

ระบบหมุนเวียน โดยนํ้าที่มีอุณหภูมิสูงจากเครื่องควบแนนและระบบแลกเปลี่ยนความรอนจะถูกสงไปยังหอหลอ

เย็นเพื่อลดอุณหภูมิลง จากนั้นนํ้าที่เย็นแลวจะถูกรวบรวมลงสูบอพักนํ้าของหอหลอเย็น และหมุนเวียนกลับมาใช

ใหม โดยจะมีการระบายน้ำทิ้งสวนหน่ึง (Blow down Water) เพ่ือรักษาคุณภาพน้ําในระบบใหคงที่ ในน้ําระบาย

ความรอนตองมีการเติมสารเคมี เชน Corrosion Inhibitor, Scale Inhibitor เปนตน เพื่อปองกันการกัดกรอน

และการเกิดตะกรันในระบบหมุนเวียน ทั้งน้ี หอหลอเย็นสำหรับโรงไฟฟามีจำนวน 1 ชุด (พัดลม 4 ตัว) 

 กระบวนการผลิตและกำลังการผลิต 

โรงไฟฟาดำเนินการผลิตกระแสไฟฟาตามแผนการจำหนายกระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดกระบวนการผลิตและกำลังการผลิต ดังน้ี 

(1) กระบวนการผลิต 

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Combined Cycle Power Plant) ประกอบดวย หนวยผลิตไฟฟา 

จำนวน 1 ชุด ที่ไดรับการออกแบบใหใชเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟา 

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟาเริ ่มจากการเดินเครื่องกังหันกาซ โดยใช Generator ทำหนาที่ 

Start แลวจายกาซเขาหองเผาไหมที่ตัวกังหันกาซ ซึ่งกังหันกาซจะทำหนาที่ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟาตอไป 

สวนกาซรอนที่เกิดขึ้นจะถูกนำมาผลิตไอนํ้าที่เครื่องผลิตไอนํ้าแบบนำความรอนกลับมาใช โดยถายเทความรอน

ใหกับนํ้ากลายเปนไอน้ำเขาสูเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันไอนํ้า ซึ่งกังหันไอน้ำจะทำหนาที่ขับเคลื่อนเครื่อง

กำเนิดไฟฟาตอไป รายละเอียดผังการทำงานของโรงไฟฟา ดังแสดงในรูปที่ 1.4-2 

(2) กำลังการผลิตและผลิตภัณฑ 

หนวยผลิตกระแสไฟฟามีกำลังการผลิต 120 เมกะวัตต (Gross) ที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส ดังตาราง

ที่ 1.4-1 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 
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จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                หนา 1-7 

 

 
 

รูปที่ 1.4-2 แผนผังการทำงานของโครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บรษิัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 
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จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                   หนา 1-8 

ตารางที่ 1.4-1  กำลังการผลิตของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (โครงการ 2) บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

รายการ รายละเอียด 

กำลังผลิตท้ังหมด (MW gross) 119.3 

กำลังผลิตสุทธ ิ(MW net) 116.7 

Net Heat Rate (kj/kwh LHV) 7,017 

กำลังผลิต GTG (MW) 2x40.6 

กำลังผลิต STG (MW) 1x38 

ที่มา : บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด, 2552 

 การดำเนินงานของโรงไฟฟาจะกอใหเกิดผลิตภัณฑ 2 ประเภท ไดแก 

1) กระแสไฟฟา โรงไฟฟาสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ 120 เมกะวัตต โดยลูกคาของ

โรงไฟฟาประกอบดวย 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยมสีัญญาซื้อขายไฟฟาสูงสุด (Maximum Demand) 90 

เมกะวัตต 

- โรงงานอุตสาหกรรมภายในเขตประกอบการ 

2) น้ำเย็น โรงไฟฟาสามารถผลิตนํ้าเย็นไดประมาณ 1,200 RT และสงจายใหกับลูกคาที่อยูในเขต

ประกอบการฯ ผานระบบทอหุมฉนวนเพื่อปองกันการสูญเสียความเย็น โดยน้ำเย็นที่จายใหกับลูกคาแลวจะ

สงกลับมายังโรงไฟฟา เพื่อลดอุณหภูมิและสงขายใหกับลูกคาอีกครั้งตอไป ซึ่งเปนระบบปด (Closed Loop) ไม

เกิดการสูญเสียนํ้า (หมายเหตุ : 1 ตัน คือ 1 RT (ton of refrigeration) ดังนั้น 1 RT คือ ความเย็นที่ไดจากการ

เสียความรอนในการละลายน้ำแข็งหนัก 1 ตัน ที่อุณหภูมิ 0°c หมดใน 24 ช่ัวโมง) 

ทั้งน้ี ผลิตภัณฑของโรงไฟฟาทั้ง 2 ประเภท มีการจายใหกบัลูกคาผานทางระบบสายสง และระบบ

ทอ ดังแสดงในรูปที่ 1.4-3 

 เชื้อเพลงิ 

เชื้อเพลิงที่ใชในโรงไฟฟา คือ กาซธรรมชาติ ซึ่งรับมาจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การขนสงจะใช

ระบบทอ โดยเดินทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 น้ิว เช่ือมตอจากทอของ ปตท. ที่บริเวณหนาโรงไฟฟาพลังความ

รอนรวม บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด ไปตามไหลทางของถนนในเขตประกอบการฯ เขาสูโครงการ ระยะทาง

ประมาณ 700 เมตร โดยจะมีสถานีควบคุมและวัดปริมาณกาซ (Metering and Regulation Station) อยูบริเวณ

ทางเขาพ้ืนที่โรงไฟฟา 

อัตราการใชกาซธรรมชาติของโรงไฟฟาอยูที่ประมาณ 18.5 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยกาซธรรมชาติที่

ใชมีคุณสมบัติ ดังตารางที่ 1.4-2 

 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                หนา 1-9 

 

 
 

รูปที่ 1.4-3 แนวสายสงไฟฟา แนวทอสงน้ําดิบ ทอสงน้ําเย็น และทอสงกาซธรรมชาติของโครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 

โครงการ 2 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                       หนา 1-10 

ตารางที่ 1.4-2    คุณสมบัติของกาซธรรมชาติที่ใชในโครงการ 

Gas Composition % by Volume 

Carbon dioxide, CO2 6.5516 

Methane, C1 84.7862 

Ethane, C2 3.7697 

Propane, C3 1.8787 

I-Butane, IC4 0.3704 

N-Butane, NC4 0.2995 

I-Pentane, IC5 0.1207 

N-Pentane, NC5 0.0400 

Hexane Plus, C6
+ 0.0149 

Heptane, C7 0.0022 

Nitrogen, N2 2.1660 

Total 100 

Heating Value (LHV, Dry) (Btu/scf) Net 902.4 

Heating Value (HHV, Dry) (Btu/scf) Gross 999.9 

Heating Value (HHV, Sat) (Btu/scf) Gross 982.5 

Specific Gravity 0.676 

Minimum Pressure (psig) 350 

H2S Content (ppm) <50 

 

 แหลงนำ้และปริมาณการใชน้ำ 

โรงไฟฟารับนํ้าดิบมาจาก East Water โดยน้ำในกระบวนการตางๆ ของโรงไฟฟา เปนน้ำดิบที่ผาน

การปรับปรุงคุณภาพน้ำจนไดคุณภาพตามที่ตองการความตองการนํ้าใชในแตละกิจกรรม ดังแสดงในตารางที่ 

1.4-3 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                       หนา 1-11 

ตารางที่ 1.4-3  ความตองการใชน้ำของโครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 

บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด  

รายละเอียด กรณีเดินเครื่อง 100% Load กรณีเดินเครื่อง 75% Load 

ปริมาณการใชนํ้า (ลบ.ม./วัน) 3,227.2 2,649.2 

1. นํ้าใชในกระบวนการผลิต   

• นํ้าหลอเย็น 3,182 2,604 

• นํ้าปราศจากแรธาต ุ 33 33 

• นํ้าสำหรับลางเครื่องมือ 0.2 0.2 

2. นํ้าใชในอาคารสำนักงาน 12 12 

ที่มา : บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด, 2552 

 การใชสารเคมี 

สารเคมีที่ใชในโรงไฟฟาสวนใหญใชสำหรับปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหเหมาะสมตอการใชงานสารแตละ

ชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ชนิด ปริมาณการใช การกักเก็บและการใชประโยชนสารเคมีแตละชนิด แสดงดังใน

ตารางที่ 1.4-4 

ตารางที่ 1.4-4    สารเคมีทีใ่ชในโครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2  

บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ชนิดของสารเคมี 
ปริมาณการใช 

(กิโลกรัม/เดือน) 
การใชประโยชน 

1.HCl1/ 7,000 ลาง Resin (Ion Exchange) 

2. H2SO4
2/ 5,000 ปรับ pH 

3.NaOH1/ 6,100 ลาง Resin (Ion Exchange) 

4. Biocide1/ 6,500 ทำลายแบคทีเรีย 

5. Dispersant1/ 60 เพ่ิมประสิทธิภาพของ Biocide 

6. Phosphate1/ 600 ปรับ pH และลดการเกิดตะกรันท่ี Boiler 

7. Ammonia1/ 50 กำจัดออกซิเจนท่ี Boiler 

8. Polymer1/ 130 ชวยในการตกตะกอน 

9. PAC1/ 5,500 ทำใหสารแขวนลอยในน้ำ จับตัวเปนอนุภาคใหญ 

10. Scale Inhibitor1/ 450 ลดการเกิดตะกรัน 

11. Corrosion Inhibitor1/ 900 ลดการเกิดสนิม 

12. Morphaline1/ 100 ปรับ pH ท่ี Condensate 

หมายเหตุ : 1/ ตั้งอยูในพ้ืนท่ีปองกันการรั่วไหลท่ีรองรับได 1.2 เทาของถัง 

   2/ โรงเก็บสารเคมี  

ที่มา : บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด, 2552



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                       หนา 1-12 

 ระบบระบายนำ้ 

(1) ระบบระบายนํา้ฝน 

ระบบระบายนํ้าฝนของโรงไฟฟาไดรับการออกแบบใหเปนรางระบายนํ้าคอนกรีตแบบเปด 

(Deep Gutter) แบบอาศัยแรงโนมถวงโลก แนวรางระบายน้ำจะอยูขางถนนภายในโครงการ น้ำฝนในราง

ระบายน้ําจะไหลลงสูรางระบายน้ำของเขตประกอบการฯ จากน้ันจะไหลลงสูอางเก็บน้ําของเขตประกอบการฯ 

ตอไป 

สำหรับนํ้าฝนที่ระบายมาจากบริเวณที่อาจมีการปนเปอนนํ้ามัน ไดแก บริเวณหมอแปลงไฟฟา 

และเครื่องสูบไอนํ้า จะถูกรวบรวมดวยทอระบายนํ้าคอนกรีตแบบปดลงสูบอแยกนํ้ามัน (Oil Separator) เพ่ือ

แยกน้ํามันออกกอน แลวจึงปลอยลงสูบอพักน้ำทิ้ง (Wastewater Retention Pond) ของโครงการ จากน้ันจึง

ระบายลงสูระบบบำบัดน้ําเสียสวนกลางของเขตประกอบการฯ ตอไป 

(2) ระบบระบายนำ้ทิ้งจากโรงไฟฟา 

ระบบระบายน้ำทิ้งจากโรงไฟฟา ไดรับการออกแบบใหเปนระบบทอ โดยจะรวบรวมน้ำทิ้งจาก

กระบวนการตางๆ ลงสูบอพักน้ำทิ ้งของโครงการ กอนสงเขาสู ระบบบำบัดนํ ้าเสียสวนกลางของเขต

ประกอบการฯ 

(3) การปองกันนํ้าทวม 

โรงไฟฟาทำการปรับถมระดับพื้นที่บริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาใหมีระดับความสูงพื้นที่ ประมาณ 60 

เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง (เมตร.รทก.) ซึ่งเปนระดับพื้นที่ทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ในเขต

ประกอบการฯ 

 การจัดการนำ้ทิ้ง 

น้ำทิ้งจากกระบวนการตางๆ ของโรงไฟฟาจะถูกรวบรวมลงสูบอพักน้ำทิ้ง (Wastewater Retention 

Pond) ขนาดความจุประมาณ 75 ลูกบาศกเมตร แลวจึงระบายเขาสูระบบบำบัดนํ้าเสียสวนกลางของเขต

ประกอบการฯ เพื่อดำเนินการบำบัดตอไป โดยน้ำทิ้งของโครงการมีประมาณ 710.2 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

ในชวงที่เดินเครื่อง 100% load ดังแสดงในตารางที่ 1.4-5 

 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                       หนา 1-13 

ตารางที่ 1.4-5   แหลงกำเนิดและปริมาณน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นและการจัดการน้ำทิ้งของโครงการ 

กรณีเดินเครื่อง 100% loading 

 

แหลงกำเนิดนํ้าทิ้ง 
ปริมาณนํ้าทิ้งที่เกิดขึ้น 

(ลบ.ม./วัน) 
การจัดการนํ้าทิ้ง 

1. กระบวนการผลิต   

- HRSG 30 นํ้าระบายจากHRSG --> หอหลอเย็น (Cooling Tower) -->  

บอพักน้ำท้ิง --> ระบบบำบัดนํ้าเสียของเขตประกอบการฯ 

- นํ้าหลอเย็น  

(รวมนํ้าท้ิงจาก HRSG) 

666 นํ้าระบายจากระบบหลอเย็น --> บอพักน้ำท้ิง --> ระบบบำบัดน้ำเสีย

ของเขตประกอบการฯ 

- นํ้าลางเครื่องจักร และ

อุปกรณ 

0.2 นํ้าจากการลางเครื่องมือ --> บอพักน้ำท้ิงจากการลางเครื่องจักรและ

อุปกรณ --> บริษัทฯ ท่ีไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการในการ

กำจัดของเสียอันตราย 

- นํ้าท้ิงจากพ้ืนท่ีลาน 30 นํ้าจากการลางเครื่องมือ --> บอแยกน้ำ-น้ำมัน บอพักน้ำท้ิง --> 

ระบบบำบัดนํ้าเสียของเขตประกอบการฯ 

2. ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำดิบ 

355 น้ำระบายจากการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ --> บอน้ำดิบ 

3. ระบบผลิตนํ้าปราศจาก 

แรธาต ุ

2 นํ้าระบายจากระบบผลิตนํ้าปราศจากแรธาตุ --> บอปรับสภาพเปน

กลาง --> บอพักน้ำท้ิง --> ระบบบำบัดนํ้าเสียของเขตประกอบการฯ 

4. อาคารสำนักงาน 12 น้ำท้ิงจากอาคารสำนกังาน --> ถังบำบัดนํ้าเสีย --> บอตรวจสอบ

คุณภาพน้ำท้ิง --> ระบบบำบัดนํ้าเสียของเขตประกอบการฯ 

รวมน้ำท้ิงในโครงการ* 710.2  

รวมน้ำท้ิงท่ีสงไปยังระบบ 

บำบัดนํ้าเสียของเขต 

ประกอบการฯ** 

706 สงเขาสูระบบบำบัดนํ้าเสียของเขตประกอบการฯ 

5. น้ำฝน 12,096 นํ้าฝน --> ระบบระบายนํ้าของเขตประกอบการฯ --> อางเก็บน้ำดิบ

ของเขตประกอบการฯ 

หมายเหตุ : * ไมรวมปริมาณน้ำท้ิงท่ีนำกลับมาใชประโยชนในกระบวนการผลิต คือ 

- นํ้าท้ิงจาก HRSG นำไปใชในระบบหลอเย็น 30 ลบ.ม./วัน 

- นํ้าท้ิงจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ 355 ลบ.ม./วัน ท่ีนำกลับมาใชใหม 

** ไมรวมนํ้าท้ิงจากการลางเครื่องจักรและอุปกรณ 0.2 ลบ.ม./วัน และน้ำท้ิงท่ีนำไปรดน้ำตนไม 4 ลบ.ม./วัน 

ที่มา : บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด, 2552 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                       หนา 1-14 

 โดยน้ำเสียที่เขาระบบตองมีคุณภาพตามขอกำหนดของเขตประกอบการฯ แสดงดังในตารางที่ 1.4-6 

ตารางที่ 1.4-6  ลักษณะของน้ำเสียที่ยอมใหระบายลงสูระบบรวบรวมน้ำเสียสวนกลางของเขตประกอบการฯ 

ลำดับที่ ดัชนีคุณภาพน้ำ หนวย คามาตรฐาน 

1 BOD5 as 20°c มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 500 

2 ss มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกิน 200 

3 pH - 5.5-9.0 

4 อุณหภูมิ °c 45 

5 Sulphide as H2S มิลลิกรัม/ลิตร 5 

6 Cyanide as HCN มิลลิกรัม/ลิตร  

7 Oil & Grease มิลลิกรัม/ลิตร 10 

8 Formaldehyde มิลลิกรัม/ลิตร 1 

9 Phenols Compound มิลลิกรัม/ลิตร 1 

10 Free Chlorine มิลลิกรัม/ลิตร 1 

11 สารฆาแมลง (Insecticide) มิลลิกรัม/ลิตร None 

12 สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive) มิลลิกรัม/ลิตร None 

13 Fluoride มิลลิกรัม/ลิตร 5 

14 โลหะหนัก (Heavy Metals)   

 14.1 ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลิตร 0.005 

 14.2 ซีลีเนียม (Se) มิลลิกรัม/ลิตร 0.02 

 14.3 แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร 0.03 

 14.4 ตะก่ัว (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร 0.2 

 14.5 อารเซนิค (As) มิลลิกรัม/ลิตร 0.25 

 14.6 โครเมียม ไตรวาเลนท (Cr3+) มิลลิกรัม/ลิตร 0.75 

 14.7 โครเมียมเฮกซะวาเลนท (Cr6+) มิลลิกรัม/ลิตร 0.25 

 14.8 แบเรียม (Ba) มิลลิกรัม/ลิตร 1 

 14.9 นิเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลิตร 1 

 14.10 ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร 2 

 14.11 สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร 5 

 14.12 แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร 5 

 14.13 เงิน (Ag) มิลลิกรัม/ลิตร 1 

15 สารละลายเหล็ก (Total Iron) มิลลิกรัม/ลิตร 10 

16 Chloride as CI2 มิลลิกรัม/ลิตร 2,000 

17 สี - ไมเปนที่รังเกียจ 

18 กล่ิน - ไมเปนที่รังเกียจ 

19 ผงซักฟอก (Anionic Surfactants) มิลลิกรัม/ลิตร 30 

20 COD มิลลิกรัม/ลิตร 750 

21 TDS มิลลิกรัม/ลิตร 3,000 

22 TNK มิลลิกรัม/ลิตร 100 

23 Total Phosphorus มิลลิกรัม/ลิตร  
หมายเหตุ : *** Means no standard level. Have to analyze this parameter into the wastewater for finding ratio of bacteria. 

ที่มา  : บริษัท สยามอิสเทิรนอินดัสเตรียลพารค จำกัด, 2551. 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                       หนา 1-15 

 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด กอใหเกิดสาร 

มลพิษทางอากาศที่สำคัญ คือ กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และฝุน

ละออง (TSP) ซึ่งเกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง โดยมีอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากปลอง

ระบายมลสารของโรงไฟฟาดังตารางที่ 1.4-7 และตารางที่ 1.4-8 

โรงไฟฟาควบคุมการเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX) โดยการเลือกใช Gas Turbine ที่มี 

ระบบควบคุม NOX โดยใช Dry Low Emission (DLE) นอกจากนี้ยังไดกำหนดใหมีการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพอากาศ โดยตรวจวัดปริมาณของ NOx SO2 และ TSP ที่ระบายออกจากปลองของโครงการ และ 

ควบคุมใหอยูในระดับมาตรฐานที่กำหนดไวเพื่อปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอสุขภาพของประชาชน 

และผลผลิตทางการเกษตรในบริเวณใกลเคียงพ้ืนที่โครงการ 

 การควบคุมมลพิษทางเสียง 

 อุปกรณหลักของโรงไฟฟาที่เปนแหลงกำเนิดเสียงที่สำคัญ คือ เครื่องกังหันกาซ เครื่องกังหันไอน้ำ 

เครื่องผลิตลม และระบบหลอเย็น ดังน้ัน โครงการจึงไดติดต้ังเครื่องจักรดังกลาวไวภายในอาคารที่มีวัสดุดูด

ซับเสียง เพื่อควบคุมระดับเสียงใหไมเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ที่ระยะหาง 1 เมตร จากแหลงกำเนิดเสียง ตาม

มาตรฐานที่กำหนดไว สวนหอหลอเย็นออกแบบใหอยูหางจากแนวเขตพื้นที่โรงไฟฟา เพื่อควบคุมระดับ

เสียงใหไมเกิน 70 เดซิเบล(เอ) ที่ขอบรั้วโครงการตามมาตรฐานที่กำหนดไวเชนกัน พรอมทั้งติดปายเตือน 

และจัดอุปกรณปองกันเสียงใหกับพนักงานที่ทำงานในพ้ืนที่ที่มีเสียงดัง 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                       หนา 1-16 

ตารางที่ 1.4-7  การระบายมลสารทางอากาศจากปลองระบายมลสาร 

  ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (โครงการ 2) (กรณีเดินเครื่อง 100% load) 

รายการ 
ขอมูลแหลงระบายอากาศเสีย 

HRSG 1 HRSG 2 

การระบายมลพิษทางอากาศ   

- ความสูงปลอง (m) 60 60 

- เสนผานศูนยกลางปลอง (m) 3.65 3.65 

- ความเร็วไอเสียออกจากปลอง (เมตร/วินาที) 12.6 12.6 

- อุณหภูมิปลายปลอง (K) 382 382 

- O2ปลายปลอง(%) 12.9 12.9 

ความเขมขนของสารมลพิษ (7%02)   

- SO2 (ppmvd) 10 (20) 10 (20) 

- NOx (ppmvd) 35 (120) 35 (120) 

- Particulate 27 (60) 27 (60) 

การระบายมลสาร (กรัม/วินาที)   

- SO2 1.56 1.56 

- NOx 3.92 3.92 

- Particulate 1.61 1.61 

หมายเหตุ :  ตัวเลขในวงเล็บเปนคามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2547 

ที่มา       :  บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด, 2552 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                       หนา 1-17 

ตารางที่ 1.4-8  การระบายมลสารทางอากาศจากปลองระบายมลสาร 

   ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (โครงการ 2) (กรณีเดินเครื่อง 75% load) 

รายการ 
ขอมูลแหลงระบายอากาศเสีย 

HRSG 1 HRSG 2 

การระบายมลพิษทางอากาศ   

- ความสูงปลอง (m) 60 60 

- เสนผานศูนยกลางปลอง (m) 3.65 3.65 

- ความเร็วไอเสียออกจากปลอง (เมตร/วินาที) 9.8 9.8 

- อุณหภูมิปลายปลอง (K) 371 371 

- O2 ปลายปลอง(%) 13.46 13.46 

ความเขมขนของสารมลพิษ (7%O2)   

- SO2 (ppmvd) 10 (20) 10 (20) 

- NOx (ppmvd) 35 (120) 35 (120) 

- Particulate 27 (60) 27 (60) 

การระบายมลสาร (กรัม/วินาที)   

- SO2 1.16 1.16 

- NOx 2.92 2.92 

- Particulate 1.20 1.20 

หมายเหตุ :  ตัวเลขในวงเล็บเปนคามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2547 

ที่มา        :  บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด, 2552



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                       หนา 1-18 

 การจัดการกากของเสีย 

ของเสียที ่เกิดขึ ้นในระยะดำเนินการสามารถจำแนกไดเปน 2 ประเภท ไดแก ของเสียจาก

กระบวนการผลิต และขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน 

(1) ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน 

โรงไฟฟาจะมีพนักงานจำนวน 11 คน ซึ่งอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.8 กิโลกรัม/คน/วัน 

คิดเปนปริมาณขยะมูลฝอย 8.8 กิโลกรัม/วัน หรือ 3.2 ตัน/ป โดยโครงการไดจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะ

มูลฝอยแยกประเภทไวตามจุดตางๆ อยางเพียงพอ นอกจากนี้โครงการไดจัดใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่

สามารถนำกลับมาใชประโยชนเพื่อสงจำหนายตอไป สวนขยะมูลฝอยที่ไมสามารถนำกลับมาใชประโยชนได

จะรวบรวมสงใหเขตประกอบการฯ มารับกำจัดตอไป 

(2) ของเสียจากกระบวนการผลติ 

โครงการจะรวบรวมของเสียจากกระบวนการผลิตไวภายในพื้นที่โครงการ และใหบริษัทที่

ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัดตอไป  

รายละเอียดของของเสียดังแสดง ในตารางที่ 1.4-9 

 การจัดพื้นที่สเีขียว 

โครงการมีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร ซึ่งประกอบดวย พื้นที่โรงไฟฟา อางเก็บน้ำ บอพักน้ำทิ้ง และ 

ระบบตางๆ ประมาณ 8.55 ไร โดยมีพื้นที่สีเขียวประมาณ 0.45 ไร หรือรอยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดของ 

โรงไฟฟา 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด         หนา 1-19 

ตารางที่ 1.4-9  ของเสียจากกระบวนการผลิต 

ประเภท แหลงกำเนิด 
ปริมาณ 

(ตัน/ป) 
วิธีการจัดการ 

1. ขยะมูลฝอยท่ัวไป - พนักงาน 5.62 - สวนท่ีสามารถนำกลับมาใชได --> จำหนาย 

- สวนท่ีนำกลับมาใชไมได --> เขตประกอบการฯ 

2. กากของเสีย - กากของเสียทางเคมี/กากนํ้ามัน 0.75 ของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตและระบบเสริมการ

ผลิตของโครงการจะสงใหกับบริษัทหรือหนวยงานท่ี 

ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังนี้

ปจจุบันโครงการสงของเสียจากการผลิตใหกับ บริษัท 

106 สิ่งแวดลอม จำกัด, บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด เอน

ไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จำกัด, หางหุนสวนจำกัด 

ส. โชคชัย รวมเศษ และ บริษัท วงษพาณิชย สาขา

ระยอง จำกัด 

อุตสาหกรรม - ไสกรองอากาศ 5.52 

 - นํ้าเสียท่ีปนเปอน 3.80 

 - ตะกอนจากระบบปรับปรุง

คุณภาพน้ำ 

129.93 

 - Contaminated Container 1.54 

 - หลอดไฟ 0.05 

ที่มา: บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด, 2563 

 



บทท่ี บทท่ี 22  

ผลการปฏิบัติตาผลการปฏิบัติตามมมาตรการมาตรการปองกันปองกันแแลละะ  

แกไขผลแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมกระทบสิ่งแวดลอม  

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-1 

บทท่ี 2  

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ 

การดำเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

ดังภาคผนวก ก โดยวิธี Walk-Through Survey และรวบรวมขอมูลจากโครงการ สำหรับมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

1) แผนปฏิบัติการท่ัวไป 

2) แผนปฏิบัติการคุณภาพอากาศ 

3) แผนปฏิบัติการดานเสียง 

4) แผนปฏิบัติการดานคุณภาพน้ำผิวดิน 

5) แผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาทางน้ำ 

6) แผนปฏิบัติการดานคมนาคม 

7) แผนปฏิบัติการดานการใชน้ำ 

8) แผนปฏิบัติการดานการจัดการกากของเสีย 

9) แผนปฏิบัติการดานการระบายน้ำและการควบคุมน้ำทวม 

10) แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ-สังคม 

11) แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

จากผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการโรงไฟฟาโกลว 

เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

พบวา โครงการไดดำเนินการครบถวนตามท่ีมาตรการกำหนดไว สรุปไดดังตารางท่ี 2.2-1 และภาคผนวก ข 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-2 

ตารางท่ี 2.2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

1. แผนปฏิบัติการท่ัวไป - ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป องก ันและแก  ไขผลกระทบ

สิ ่งแวดล อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอมในรูปแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม ตามท่ี

เสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดล อม

โครงการโรงไฟฟาไทยเนชั่นแนล พาวเวอร 2 ของบริษัท 

ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร จำกัด อยางเครงครัด และใชเปน 

แนวทางในการกำกับ ควบคุม ต ิดตามตรวจสอบของ

หนวยงาน ประชาชนและองคกรท่ีเก่ียวของ 

- โรงไฟฟาได ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป องก ันและแก  ไข

ผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอมในรูปแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม 

ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

ของโครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท 

โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ชื ่อเดิม โครงการโรงไฟฟาไทย

เนช่ันแนล พาวเวอร 2 ของบริษัท ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร 

จำกัด) อยางเครงครัดและใชเปนแนวทางในการกำกับ 

ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบของหนวยงาน ประชาชน และ

องคกรท่ีเก่ียวของ 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ก-1 

สำเนาหนังสือแจงผลการ

พิจารณารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการ

โรงไฟฟาไทยเนช่ันแนล 

พาวเวอร 2 ของบริษัท 

ไทย เนช่ันแนล พาวเวอร 

จำกัด ท่ี ทส 1009.7/8689 

ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 

2552 

- ภาคผนวก ก-2 

สำเนาหนังส ือแจ งการ

เปลี ่ยนชื ่อโครงการและ

ช่ือบริษัท  

 - นำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม

ไปกำหนดเปนเงื่อนไขในสัญญาจางบริษัทผูรับจาง และให

ถือปฏิบัติโดยเครงครัดเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

- โรงไฟฟาไดนำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการดาน

สิ่งแวดลอมไปกำหนดไวในเง่ือนไขสัญญาจางบริษัทผูรับจาง 

โดยใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพื ่อใหเกิดประสิทธิผล

ในทางปฏิบัติ 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

-  
  

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-3 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

1. แผนปฏิบัติการท่ัวไป

(ตอ) 

- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม

ใหหนวยงานอนุญาตจังหวัดระยอง และสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาตาม

ระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ โดยใหเปนไปตาม 

แนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอมของสำนักงานฯ 

- โรงไฟฟาไดมอบหมายให บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี 

กรุป (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนิการจัดทำรายงานผลการ 

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอให 

หนวยงานอนุญาตและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทราบทุก 6 

เด ือน โดยเล มล าส ุดฉบับที ่  1/2566 ระหวางเด ือน

มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ไดจ ัดสงใหหนวยงาน

อนุญาตเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-1 

สำเนาจดหมายนำสง

รายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับ

ลาสุด 

 - บำรุงรักษา ดูแลการทำงานของระบบหลอเย็นใหอยู ใน

สภาพที่ใชงานไดดีเปนประจำ และมีความปลอดภัยตอ

ผูปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกลเคียง 

- โรงไฟฟาไดดำเนินการบำรุงรักษา ดูแลการทำงานของ

ระบบหลอเย็นใหอยูในสภาพใชงานไดดอียูตลอดเวลา และ

มีความปลอดภัยตอผู ปฏิบัติงาน และประชาชนบริเวณ

ใกลเคียง นอกจากนี้ไดทำการตรวจสอบโดยการตรวจวัด 

Legionella spp. ในระบบหลอเย็น ในวันที่ 9 กันยายน 

พ.ศ. 2566 ผลการตรวจวัด พบวาไมพบเช้ือ  

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-2  

แผนบำรุงรักษาเชิงปองกัน 

(preventive maintenance 

program) 

- ภาคผนวก ข-3  

ผลการตรวจวัด Legionella 

spp. ในระบบหลอเย็น 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-4 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

1. แผนปฏิบัติการท่ัวไป

(ตอ) 

- กรณีที ่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดล อมมี

แนวโนมที่จะเกิดปญหา รวมถึงกรณีที่มีการรองเรียนจาก

ชุมชนที ่ม ีเหตุมาจากการดำเนินโครงการใหบริษัทฯ 

ปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาวโดยเร็ว และแจงหนวยงาน 

อนุญาต จังหวัดระยอง และสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบทุกครั้ง เพื่อให

ประสานความรวมมือในการแกไขปญหา 

- โรงไฟฟาไดปฏิบัติตามมาตรการฯ อยางเครงครัด กรณีท่ี

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมมีแนวโนมท่ี

เกิดปญหา หรือมีการรองเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจาก

การดำเน ินโครงการของโรงไฟฟา ทางโรงไฟฟาจะ

ดำเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยเร็ว และแจงหนวยงาน 

อนุญาตทราบทุกครั้ง อย างไรก็ตามจากการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมระหวางเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไมพบประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอม

แตอยางใด 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-4  

ระเบียบปฏิบัติงานระดับ

องคกร: การรายงานการ

กระทำ/สภาพการณท่ีต่ำ 

กวามาตรฐาน เหตุการณ

เกือบเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ 

เหตุการณผิดปกติ และการ

สอบสวน 

 - หากบริษัทฯ มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการ และ/หรือแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม ให

บริษัทฯ แจงหนวยงานผูอนุญาตพิจารณา ดังน้ี 

1) หากหนวยงานอนุญาตเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

ไมมีผลตอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอมที ่ได ร ับความ

เห็นชอบไวแลว ใหบริษัทฯ แจงสำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือทราบ 

- หากโครงการมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการ หร ือมาตรการปองก ันและแก ไขผลกระทบ

สิ ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม จะแจงใหแจงหนวยงานทีม่ีอำนาจหนาที่ในการ

อนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการรับทราบกอนดำเนินการ

เปลี่ยนแปลง โดยระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 

2566 ไมมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการแต

อยางใด 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-5 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

1. แผนปฏิบัติการท่ัวไป

(ตอ) 

2) หากหนวยงานผูอนุญาตเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

มีผลตอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบไว

แล ว ให บร ิษ ัทฯ เสนอข อม ูลผลการศ ึกษา และ

ประเม ินผลกระทบในรายละเอ ียดที ่ เปล ี ่ยนแปลง

เปรียบเทียบกับขอมูลเดิมให คณะกรรมการผูชำนาญการ

พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

พิจารณาใหความเห็นชอบกอนดำเนินการ 

   

 - กรณีท่ีมีขอรองเรียนของชุมชนตอการดำเนินการของ

โครงการ บริษัทฯ ตองรีบแกไขปญหาดังกลาวโดยเร็ว และ

ใหบันทึกเปนรายงานไวดวย 

- โรงไฟฟามีแผนรับรองเรียนจากชุมชนเพื่อเตรียมพรอม

แกไขปญหาดังกลาว ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

พ.ศ. 2566 ไมพบขอรองเรียนจากชุมชนแตอยางใด 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-4  

ระเบียบปฏิบัติงานระดับ

องคกร: การรายงานการ

กระทำ/สภาพการณท่ีต่ำ 

กวามาตรฐาน เหตุการณ

เกือบเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ 

เหตุการณผิดปกติ และการ

สอบสวน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-6 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

1. แผนปฏิบัติการท่ัวไป

(ตอ) 

- หากโครงการไมดำเนินการกอสรางภายในระยะเวลา 2 ป 

นับตั้งแตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส ิ ่ งแวดล อมม ีหน ังส ือแจ งผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานการวเิคราะห 

ผลกระทบสิ ่งแวดล อม และเห็นชอบในรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหโครงการทบทวนขอมูล

และมาตรการเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื ่อดำเนินการพิจารณาตาม

ข้ันตอน 

- โรงไฟฟาไดดำเนินกอสรางและเปดดำเนินการเชิงพาณิชย

เปนท่ีเรียบรอยแลว ตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- 

 - เมื่อโครงการฯ ดำเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว 

(Steady State) แลวพบวา การระบายสารมลพิษทาง

อากาศขางตนมีคาท่ีต่ำกวา ใหใชคาดังกลาวเปนคาควบคุม 

และแจงใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมทราบโดยเร็ว 

- โรงไฟฟาเริ่มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟา ในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2555 ซึ่งในปจจุบันดำเนินการผลิตรอยละ 84.05 ของ 

กำลังการผลิตทั้งหมด หากมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady 

state) แลวพบวาคาอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศ

มีคาต่ำกวา โรงไฟฟาจะพิจารณาใชคาดังกลาวเปนคา

ควบคุม และแจงใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบโดยเร็ว 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-7 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

2. แผนปฏิบัติการดาน

คุณภาพอากาศ 

- ติดตั้งระบบควบคุมออกไซดของไนโตรเจนจากการเผาไหม

เชื้อเพลิง (Dry Low Emission) โดยควบคุมไมใหคาความ

เขมขนของออกไซดของไนโตรเจนออกสู บรรยากาศ

มากกวา 35 สวนในลานสวน ที่ปริมาณออกซิเจนสวนเกิน

รอยละ 7 

- โรงไฟฟามีการควบคุม NOX จากการเผาไหมเชื้อเพลิง โดย

เลือกใช Gas Turbine ที ่มีระบบควบคุม NOX แบบ Dry 

Low Emission ซึ่งจากผลการติดตามตรวจสอบคาความ

เขมขนของ NOX จากระบบ CEMs โดยระหวางเด ือน

กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบวา มีคาอยูในเกณฑท่ี

มาตรการฯ กำหนด 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-1 

ระบบควบคมุ NOX จาก

การเผาไหมเช้ือเพลิง 

- ภาคผนวก ค-2 

ผลการตรวจวัดคณุภาพ

อากาศจากปลองระบาย

อากาศแบบตอเน่ือง 

(Continuous Emission 

Monitoring System : 

CEMs) 

 - ติดตั ้งระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสารอยาง

ตอเนื ่อง (Continuous Emission Monitoring System; 

CEMs) โดยตรวจวัด NOx SO2 TSP, O2 และอัตราการไหล 

- โรงไฟฟามีการโดยติดตั้งระบบ CEMs บริเวณปลอง HRSG 

1 และ HRSG 2 เพ่ือเฝาระวังมลสารท่ีระบายออกจากปลอง

ทั้ง 2 ปลองแลว โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก

ระบบ CEMs ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

พบวา มีคาอยูในเกณฑท่ีมาตรการฯ กำหนด ท้ัง 2 ปลอง 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-2 

ระบบ CEMs 

- ภาคผนวก ค-2 

ผลการตรวจวัดคณุภาพ

อากาศจากปลองระบาย

อากาศแบบตอเน่ือง 

(Continuous Emission 

Monitoring System : 

CEMs) 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-8 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

2. แผนปฏิบัติการดาน

คุณภาพอากาศ 

(ตอ) 

- ติดตั ้งจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง

โรงไฟฟาบริเวณหนาทางเขาโครงการโรงไฟฟาไทยเนช่ัน

แนล พาวเวอร 2 และหนาที่วาการอำเภอปลวกแดงเพ่ือ 

นำเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พรอมทั้งเชื่อมโยง

ระบบขอมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองโรงไฟฟา

ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กรมควบคุมมลพิษ เปนตน 

- โรงไฟฟาไดติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

จากปลองระบาย บริเวณหนาทางเขาโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 

11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ชื ่อเดิม 

โครงการโรงไฟฟาไทยเนชั่นแนล พาวเวอร 2) และที่วาการ 

อำเภอปลวกแดง เพื ่อนำเสนอผลการตรวจวัด คุณภาพ

อากาศ พรอมทั้งเชือ่มโยงระบบขอมูลการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศจากปลองโรงไฟฟาไปยังสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด เรียบรอยแลว 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-3 

จอแสดงผลตรวจวัดคณุภาพ

อากาศจากปลองโรงไฟฟา 

- ภาคผนวก ก-2 

สำเนาหนังสือแจงการเปลี่ยน

ช่ือโครงการและช่ือบริษัท  

 

 - ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศท้ังจากปลองระบายมลสาร

และในบรรยากาศท่ัวไป หากพบวามีคาสูงกวามาตรฐานหรือ

แนวโนมเปลี่ยนแปลงสูงขึ ้น ตองรีบดำเนินการตรวจสอบ

และแกไขทันที โดยกำหนดอัตราการระบายมลสารท่ี 

ปริมาณออกซิเจนสวนเกินรอยละ 7 ดังน้ี 

* ความเขมขน NOX ไมเกิน 35 ppm หรือ 3.92 g/s 

* ความเขมขน TSP ไมเกิน 27 mg/Nm3 หรือ 1.61 g/s 

* ความเขมขน SO2 ไมเกิน 10 ppm หรือ 1.56 g/s 

- โรงไฟฟาควบคุมการระบายสารมลพิษใหอยู  ในเกณฑ

มาตรฐานฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ โดยระหวาง

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดำเนินการตรวจวัด

คุณภาพอากาศจากปลองระบายเรียบรอยแลว พบวา มีคา

อยูในเกณฑท่ีมาตรฐานฯ กำหนดท้ังหมดรายละเอียดดังน้ี 

ปลอง HRSG 1  

ตรวจวัดเมื่อวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2566 

* NOx = 29.85 ppm  ท่ี7%O2 หรือ 3.5381 g/s 

* SO2 = 1.38 ppm  ท่ี7%O2 หรือ 0.2284 g/s 

* TSP = <0.5 mg/m3 ท่ี7%O2 หรือ <0.07 g/s  

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ตารางท่ี 3.4-2 ถึง 3.4-3

ในบทท่ี 3  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-9 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

2. แผนปฏิบัติการดาน

คุณภาพอากาศ (ตอ) 
 ปลอง HRSG 2  

ตรวจวัดเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

* NOx = 26.11 ppm  ท่ี7%O2 หรือ 2.8610 g/s 

* SO2 = 1.00 ppm  ท่ี7%O2 หรือ 0.1522 g/s 

* TSP = <0.5 mg/m3 ท่ี7%O2 หรือ <0.06 g/s 
 

  

3. แผนปฏิบัติการดาน
เสียง 

- การควบคุมที่แหลงกำเนิดเสียงดัง โดยจัดทำแผนการบำรุง 

รักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance Plan) โดย

กำหนดตารางเวลาและรายละเอียดการบำร ุงร ักษา

เครื ่องจักรกล และอุปกรณการผลิตตางๆ รวมถึงการ

ตรวจสอบสภาพการทำงาน อายุการใชงานของมอเตอร 

หรือฟนเฟองตางๆ เพ่ือปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณท่ีชำรดุ

หมดอายุการใชงานเพื ่อป องกันการเก ิดเส ียงด ังอัน

เน่ืองมาจากการเสื่อมสภาพ 

- โรงไฟฟ า ได จ ัดทำแผนการบำร ุ งร ักษาเช ิ งป องกัน 

(Preventive Maintenance Plan) และดำเน ินการตาม

แผนดังกลาวอยางเครงครัด รวมทั้งทำการตรวจสอบสภาพ

การทำงาน อายุการใชงานของอุปกรณตางๆ และทำการ 

ปรับปรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณเมื่อชำรุด หรือหมดอายุการใช

งาน เพ่ือปองกันการเกิดเสียงดัง  

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-2  

แผนบำรุงรักษาเชิงปองกัน 

(preventive maintenance 

program) 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-10 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

3. แผนปฏิบัติการดาน

เสียง (ตอ) 

- การควบคุมทางผานเสียง โดยการติดตั้งเครื่องจักรที่เปน

แหลงกำเนิดเสียงดังของโรงไฟฟา ไดแก เครื่องกังหันกาซ

และเครื่องกังหันไอน้ำไวภายในอาคารที่มีวัสดุดูดซับเสียง 

และติดตั ้งเครื ่องกรองเสียง (Silencer) ที ่บร ิเวณปาก

ทางเขาของเครื่องอัดอากาศและทางออกไอเสียของเครื่อง

กังหัน 

- โรงไฟฟาไดติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงเพื่อควบคุมระดับเสียง 

จากแหลงกำเนิดเสียงตามมาตรฐานที่กำหนดไว และติดตั้ง

เครื ่องกรองเสียง (Silencer) ที ่บริเวณปากทางเขาของ

เครื่องอัดอากาศและปลองระบายไอเสียของเครื่องกังหัน

กาซและเครื่องกังหันไอน้ำ 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-4 

Silencer ทางออกไอเสีย

ของเครื่องกังหันไอน้ำ 

(Steam blow) 

- ภาพท่ี 2.2-5 

Silencer ทางออกไอเสีย

ของเครื่องกังหันกาซ 

- ภาพท่ี 2.2-6 

Silencer บริเวณปากทางเขา

ของเครื่องอัดอากาศ 

- ภาพท่ี 2.2-7 

เครื่องกังหันไอน้ำ (อยูภายใน

อาคารท่ีมีวัสดดุูดซับเสียง) 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-11 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

3. แผนปฏิบัติการดาน

เสียง (ตอ) 

- การควบคุมท่ีผูรับเสียง โดยจัดใหพนักงานท่ีมีหนาท่ีควบคมุ

การทำงานของเครื ่องจักรที่เปนแหลงกำเนิดเสียงดังอยู

ภายในหอง Control Room พรอมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ

ปองกันเสียงดัง เชน ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู ใหพนักงานใช 

ในขณะปฏิบัติงานอยางเพียงพอ และออกขอบังคับให

พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดังตองใชอุปกรณ

ปองกันเสียงดังทุกครั้ง 

- โรงไฟฟาจัดใหพนักงานที่มีหนาที่ควบคุมการทำงานของ

เครื่องจักรทีเ่ปนแหลงกำเนิดเสียงดัง ทำงานอยูภายในหอง 

Control Room และจัดเตรียมอุปกรณปองกันเสียงดัง เชน 

ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู ใหพนักงานใชในขณะปฏิบัติงานอยาง

เพียงพอ พรอมทั้งออกขอบังคับใหพนักงานที่ปฏิบัติงานใน

บริเวณท่ีมีเสียงดังตองใชอุปกรณปองกันเสียงดังทุกคน 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-8 

หอง Control Room 

- ภาพท่ี 2.2-9 

อุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคล 

 - ติดตั ้งปายสัญญาณเตือนในบริเวณที ่มีเสียงดัง เพื ่อให

พนักงานทราบและใสอุปกรณปองกันเสียงดังทุกครั้งที่ตอง

ปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง 

- โรงไฟฟาไดติดตั้งปายสัญญาณเตือนในบริเวณที่มีเสียงดัง 

เพื่อใหพนักงานทราบและใสอุปกรณปองกันเสียงดังทุกครั้ง

ท่ีตองปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-10 

ปายเตือนใหสวมอุปกรณ

ปองกันเสียงดัง 

 - ตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โรงไฟฟาและพื้นที่โดยรอบ

อยางตอเน่ืองเปนประจำ 

- โรงไฟฟาไดจัดใหมีการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นท่ี

โรงไฟฟ า บร ิ เวณ Control room ป ละ  4 คร ั ้ ง  และ

ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมรั้วโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟาท้ัง 

4 ดาน ปละ 2 ครั้ง โดยระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

พ.ศ. 2566 พบวา มีค าอยู ในเกณฑมาตรฐานกำหนด

ท้ังหมด 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ตารางท่ี 3.4-8 และตาราง

ท่ี 3.4-10 ในบทท่ี 3 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-12 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

3. แผนปฏิบัติการดาน

เสียง (ตอ) 

- ระดับความดังของเสียงที ่พนักงานไดรับตองไมเกิน 90            

เดซิเบล(เอ) ในการทำงานติดตอกัน 8 ชม. 

- โรงไฟฟาไดควบคุมระดับเสียงบริเวณพื้นที่ตางๆที่มีการ

ปฏิบัติงานใหไมเกิน 90 เดซิเบล(เอ) โดยทำการตรวจวัด

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

พ.ศ. 2566 พบวามีระดับเสียงอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด

ทั ้งหมด และดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอด

ระยะเวลาการทำงาน (ระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล) เมื่อ

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 พบวามีระดับเสียงอยูใน

เกณฑมาตรฐานกำหนด 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-5  

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ

ทำงาน 

 - ปลูกตนไมในบริเวณพื้นที ่โครงการ เพื ่อเปนแนวเขตลด

ระดับเสียงตอพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟา โดยกำหนดใหปลูก

ตนไมที่มีความสูงเพียงพอ (ประมาณ 10 เมตร อางอิงจาก

รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการทางดวนขั้นท่ี 4, 

2538) และมีใบเรียงตัวกันหนาแนน เชน อโศกอินเดีย ท้ังน้ี

หากปลูกตนไมในลักษณะเรียงตัวโดยมีชองวางระหวาง 

ตนไมประมาณ 1 เมตร และเมื่อตนไมเจริญเติบโตข้ึนจนทำ

ใหไมสามารถมองผานแนวตนไมดังกลาวได จะสามารถลด

ระดับเสียงได10 เดซิเบล(เอ) (อางอิงจากwww.fhwa.dot. 

gov. ในหัวขอ Noise Reduction on Existing Roads) 

- โรงไฟฟาไดดำเนินการปลูกตนไมในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟา 

ไดแก ตนอโศกอินเดีย เพื่อเปนแนวเขตลดระดับเสียงตอ

พ้ืนท่ีโดยรอบโรงไฟฟา 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-11 

ตนอโศกอินเดีย 

http://www.lliwa.dot.gov/


รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-13 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

3. แผนปฏิบัติการดาน

เสียง (ตอ) 

- สงเสริมและจัดอบรมใหความรูความเขาใจแกพนักงานใน

โรงไฟฟา เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทัศนคติที่ดี 

และพฤติกรรมที ่ถูกตองในดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดฝกอบรมเปนประจำทุกป

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- โรงไฟฟาไดจัดการอบรมความรูความเขาใจที่ถูกตองดาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ใหกับ

พนักงานทุกคนเปนประจำทุกป  

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-6  

แผนการอบรมใหความรู 

ดานความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม 

 - จัดทำ Health Monitoring Program โดยเฉพาะการตรวจ

การไดยิน และมีการเก็บบันทึกประวัติสุขภาพของพนักงาน

ทุกป 

- โรงไฟฟาจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงาน รวมถึงการ

ตรวจสมรรถภาพการไดยิน เปนประจำทุกป และมีการเก็บ

บันทึกประวัติสุขภาพของพนักงานไว โดยในป พ.ศ. 2566 

ดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปเรียบรอยแลว 

ชวงระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 

2566  

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-7    

เอกสารการตรวจสุขภาพ

พนักงาน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-14 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

4. แผนปฏิบัติการดาน

คุณภาพน้ำผิวดิน 

- ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่มีการปนเปอน (Contaminated) 

ไดแก น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตและน้ำทิ้งจากพื้นที่ลาน 

รวมทั้งน้ำทิ้งจากหอหลอเย็น (Cooling Tower) ใหไดตาม 

ลักษณะน้ำเสียที่ยอมใหระบายลงสูระบบบำบัดน้ำเสียของ

เขตประกอบการฯ กอนปลอยเขาสู ระบบบำบัดน้ำเสีย

สวนกลางของเขตประกอบการฯ ตอไป 

- โรงไฟฟามีการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่มีการปนเปอน โดย

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทำการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงบริเวณบอพักน้ำท้ิงกอนระบายออก

สูระบบบำบัดน้ำเสียกลางของเขตประกอบการฯ พบวา    

มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ท้ังหมด  

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ตารางท่ี 3.4-12 ในบทท่ี 3 

 - ติดตั้งระบบระบายความรอนซึ่งเปนหอหลอเย็นแบบระบบ

เปด เพื่อใหอุณหภูมิของน้ำที่ผานหอหลอเย็นมีอณุหภูมิไม

เกิน 34°ซ 

- โรงไฟฟาไดติดตั้งระบบระบายความรอนซึ่งเปนหอหลอ

เย็นแบบระบบเปด และติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิของ

น้ำ เพื่อใหอุณหภูมิของน้ำที่ผานหอหลอเย็นมีอุณหภูมิไม

เกิน 34 องศาเซลเซียส 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-12 

หนาจอแสดงระบบตรวจสอบ

อุณหภูมิของน้ำหลอเย็น 

 - น้ำทิ้งจากอาคารสำนักงานที่ผานการบำบัดแลว จะตองได

ตามมาตรฐานน้ำท้ิงท่ีกำหนดโดยเขตประกอบการฯ กอนท่ี

จะระบายลงส ู ระบบบำบัดน้ำเส ียส วนกลางของเขต

ประกอบการฯ 

- โรงไฟฟาไดควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารสำนักงานให

เปนไปตามมาตรการฯ กำหนดอยางเครงครัด โดยทำการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเปนประจำทุกเดือน โดย

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบวา มีคา

อยูในเกณฑควบคุมของเขตประกอบการฯ ท้ังหมด 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ตารางท่ี 3.4-12 ในบทท่ี 3 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-15 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

4. แผนปฏิบัติการดาน

คุณภาพน้ำผิวดิน

(ตอ) 

- น้ำทิ ้งจากหอหลอเย ็นจะตองระบายลงสู บ อพักน้ำท้ิง 

(Wastewater Holding Pond) ข น า ด  75 ล บ . ม .  ใ ห

ตกตะกอนและตรวจสอบค ุณภาพน้ำเพ ื ่อพ ักน ้ำ เปน

ระยะเวลา 2.6 ชั่วโมง โดยใช level switch ในการควบคุม

ระดับน้ำในบอพักน้ำทิ้ง กอนระบายเขาสูระบบบำบัดนำ้เสีย

สวนกลางของเขตประกอบการฯ เพื่อลดอุณหภูมิของน้ำท่ี

ปลอยใหอยูในขอกำหนดของเขตประกอบการฯ 

- น้ำทิ ้งจากหอหลอเย ็นที ่ระบายลงส ู บ อพักน้ำทิ ้ งของ

โรงไฟฟา จะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงจากบอพักน้ำท้ิง

เป นประจำทุกเด ือนๆ ละ 1 คร ั ้ ง โดยระหว างเด ือน

กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบวา มีคาอยู ในเกณฑ

ควบคุมของเขตประกอบการฯ ทั ้งหมด และมี level 

switch ในการควบคุมระดับน้ำในบอพักน้ำทิ้งกอนระบาย

เขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของเขตประกอบการฯ 

เพื่อลดอุณหภูมิของน้ำที่ปลอยใหอยูในขอกำหนดของเขต

ประกอบการฯ 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-13 

Level Switch บริเวณบอพัก

น้ำท้ิง 

- ตารางท่ี 3.4-12 ในบทท่ี 3 

 - จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีประสบการณเพื่อดูแลและบำรุงรักษา

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

- โรงไฟฟามีเจาหนาที ่ที ่ม ีประสบการณในการดูแลและ

บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงมีผู ควบคุมระบบ

บำบัดมลพิษน้ำอยูประจำโครงการ 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-8 

หนังสือรับรองผูควบคุม

ระบบบำบัดมลพิษ 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-16 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

4. แผนปฏิบัติการดาน

คุณภาพน้ำผิวดิน

(ตอ) 

- จัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียของโรงไฟฟาท่ีสามารถรองรับน้ำ

เสียไดอยางเพียงพอ และดูแลระบบบำบัดน้ำเสียใหมี

ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียไดตามมาตรฐานคุณภาพ

น้ำท้ิง 

* จัดใหมีบอปรับสภาพใหเปนกลาง (Neutralization pit) 

ไวเพ่ือปรับสภาพน้ำท้ิงใหเปนกลาง 

* จัดใหมีถังแยกน้ำและน้ำมันเพ่ือใชแยกน้ำมันออกจากน้ำ

ท้ิงท่ีมีการปนเปอนน้ำมันจากบริเวณตางๆ 

* จัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อรองรับน้ำเสียท่ี

เกิดจากอาคารสำนักงาน 

- โรงไฟฟามีระบบบำบัดน้ำเสียและระบบตางๆ ที่เกี่ยวของ

เพ่ือรองรับน้ำเสียไวอยางเพียงพอ ไดแก  

* บอปรับสภาพใหเปนกลาง (Neutralization pit) เพ่ือ

ปรับสภาพน้ำท้ิงใหเปนกลาง 

* ถังแยกน้ำเเละน้ำมันเพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่มี

การปนเปอนน้ำมันจากบริเวณตางๆ 

* ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อรองรับน้ำเสียที่เกดิจาก

อาคารสำนักงาน 

* บอพักน้ำทิ้งกอนระบายออกสูระบบบำบัดน้ำเสียกลาง

ของเขตประกอบการฯ 

รวมถึงมีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและระบบที่เกี่ยวของ

ใหมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได ตามมาตรฐานเปน

ประจำ 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-14 

บอปรับสภาพใหเปนกลาง 

(Neutralization pit) 

- ภาพท่ี 2.2-15 

ถังแยกน้ำและน้ำมัน 

- ภาพท่ี 2.2-16 

ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 

(ถังใตดิน) 

- ภาพท่ี 2.2-17 

บอพักน้ำท้ิง (Wastewater 

Holding Pond) 

- ภาคผนวก ข-2  

แผนบำรุงรักษาเชิงปองกัน 

(preventive maintenance 

program) 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-17 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

4. แผนปฏิบัติการดาน

คุณภาพน้ำผิวดิน

(ตอ) 

- น้ำฝนที่ไดรับการปนเปอนจากสารเคมีหรือน้ำมันจะถูก

รวบรวม และสงเขาสู ถังแยกน้ำและน้ำมันของโรงไฟฟา

กอนระบายออก สำหรับน้ำฝนที่ไมมกีารปนเปอนเทานั้นท่ี

จะระบายสูรางระบายน้ำของเขตประกอบการฯ 

- น้ำฝนที่ไดรับการปนเปอนจากสารเคมีหรือน้ำมันจะถูก 

รวบรวมเขาสูถังแยกน้ำเเละน้ำมันเพื่อทำการแยกน้ำมัน

หรือสารเคมีท่ีปนเปอน กอนระบายออกสูรางระบายน้ำของ

เขตประกอบการฯ สำหรับน้ำฝนที่ไมมีการปนเป อนจะ

ระบายสูรางระบายน้ำของเขตประกอบการฯ 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-15 

ถังแยกน้ำและน้ำมัน 

 - หากระบบปรับสภาพน้ำขัดของ ทางโครงการจะตองเก็บกัก

น้ำทิ้งที่เกิดขึ้นไวในบอปรับสภาพน้ำทิ้ง (Neutralize Pit) 

กอน โดยไมระบายออกนอกพื้นที่โครงการหากยังไมไดรับ

การบำบัด และทำการแกไขระบบปรับสภาพน้ำท้ิงโดยเร็ว 

- ในกรณีระบบปรับสภาพน้ำขัดของโรงไฟฟาจะทำการเก็บ

กักน้ำทิ ้งไวในบอปรับสภาพน้ำทิ ้ง (Neutralization Pit) 

กอน โดยไมระบายออกนอกพื้นที่โรงไฟฟา โดยระหวาง

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ยังไมเคยมีเหตุขัดของ 

เกิดข้ึน 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-14 

บอปรับสภาพใหเปนกลาง 

(Neutralization pit) 

 - นำน้ำท้ิงท่ีผานการบำบัดแลวกลับมาใชประโยชนใหมากท่ีสุด 

โดยใชรดน้ำตนไมและสนามหญา ใชทำความสะอาดพื้นถนน 

และลาน หรือใชในกิจกรรมอื ่นๆ ในพื ้นที ่โครงการ ซึ ่งมี

ประมาณ 4 ลบ.ม./วัน 

- โรงไฟฟาไดนำน้ำทิ ้งท ี ่ผ านการบำบัดแล วกลับมาใช 

ประโยชนโดยใชทำความสะอาดพื้นถนน และลาน หรือใช

ในกิจกรรม อ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

-  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-18 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

4. แผนปฏิบัติการดาน

คุณภาพน้ำผิวดิน

(ตอ) 

- ควบคุมลักษณะสมบัติของน้ำท้ิงในบอพักน้ำท้ิงท่ีจะระบาย

ออกจากพื้นที่โครงการใหเปนไปตามลักษณะน้ำเสียที่ยอม

ใหระบายลงสูระบบบำบัดน้ำเสียของเขตประกอบการฯ 

- โรงไฟฟามีการควบคุมลักษณะคุณสมบัติของน้ำท้ิงในบอพัก

น้ำทิ ้งกอนระบายออกจากพื ้นที ่โครงการใหเปนไปตาม

ลักษณะของน้ำเสียที่ยอมใหระบายลงสูระบบบำบัดน้ำเสีย

ของเขตประกอบการฯ โดยระหวางเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพ

น้ำท้ิงมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯท้ังหมด ดังน้ี 

Flow rate = 27.48-70.1 m3/hr. 

Temperature = 32.5-36.3 °c 

pH = 7.3-7.8  

Conductivity = 1,411-2,023 µS/cm 

SS = 7-20 mg/l 

BOD = <2.0 mg/l 

Free Chlorine = <0.05-0.42 mg/l 

Oil & Grease = <1-2 mg/l 

Pb = <0.0005-0.0007 mg/l 

Hg = ND mg/l 

Cd = ND mg/l 
 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ตารางท่ี 3.4-12 ในบทท่ี 3 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-19 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

4. แผนปฏิบัติการดาน

คุณภาพน้ำผิวดิน

(ตอ) 

- ติดตั ้งเครื ่องตรวจวัดคาพีเอช อุณหภูมิ และคาความนำ

ไฟฟาแบบอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งในบอพัก

น้ำท้ิงกอนระบายออก 

- โรงไฟฟาไดติดตั้งเครื่องตรวจวัดคาพีเอช อุณหภูมิ และคา

ความนำไฟฟาแบบอัตโนมัติ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงใน

บอพักน้ำทิ ้งกอนระบายออก ตามมาตรการฯ กำหนด

เรียบรอยแลว 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-18 

เครื่องวัดคาความเปนกรด-

ดาง และ เครื่องวัดคาการนำ

ไฟฟาแบบอัตโนมัติ 

- ภาพท่ี 2.2-19 

เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัต ิ

 - ติดต ั ้งระบบเต ือนใหพนักงานปดวาล วระบายน้ำจาก

แหลงกำเนิดน้ำท้ิงตางๆ รวมท้ังปดประตูน้ำตรงจุดระบายน้ำ

ท้ิง ในกรณีท่ีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงจากเครื่องวัดแบบ

อัตโนมัติมีคาไมอยูในชวงที่กำหนดไว เพื่อมิใหน้ำทิ้งดังกลาว

ระบายลงสูระบบบำบัดน้ำเสียของเขตประกอบการฯ 

- โรงไฟฟาไดติดตั้งระบบเตือนใหพนักงานปดวาลวระบายน้ำท้ิง 

รวมทั้งปดประตูน้ำตรงจุดระบายน้ำทิ ้ง ในกรณีที่ผลการ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากเครื่องวัดแบบอัตโนมัติมีคาไมอยู 

ในชวงที่กำหนดไวเพื่อมิใหน้ำทิ้งดังกลาวระบายลงสูระบบ

บำบัดน้ำเสียของเขตประกอบการฯ  

- ไมม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-20 

ประตูน้ำบริเวณจุดระบาย

น้ำท้ิง 

 - ปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และกฎหมายท่ีอาจมี

การประกาศเพ่ิมเติมในอนาคต 

- โรงไฟฟาไดปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และกฎหมายท่ี

จะมีการประกาศเพิ่มเติมในอนาคตอยางเครงครัด โดยมี

ร ะ บ บ ก า ร เ ข  า ถ ึ ง ก ฎ ห ม า ย ใ ห ม  ผ  า น  Website: 

https://www.siamsafety.com/index.php แ ล ะ ก า ร

ประเมินความสอดคลองของกฎหมายตามขอกำหนด ISO 

14001:2015 และ ISO 45001:2018 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-9  

เอกสารรับรอง ISO 

14001:2015 และ ISO 

45001:2018 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-20 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

5. แผนปฏิบัติการดาน

นิเวศวิทยาทางน้ำ 

- ดำเนินการตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบดาน

คุณภาพน้ำอยางเครงครัด 

- โรงไฟฟาไดดำเนินการตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบดานคุณภาพน้ำอยางเครงครัด โดยระหวางเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไมพบสิ่งผิดปกติแตอยางใด 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

-  

 - ติดตั้งระบบตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำหลอเย็น เพ่ือควบคุม

อุณหภูมิน้ำหลอเย็นบริเวณบอพักน้ำทิ้งกอนระบายออกสู

ระบบ บำบัดน้ำเส ียกลางของเขตประกอบการฯ เพ่ือ

ควบคุมอุณหภูมิใหอยูในขอกำหนด ของเขตประกอบการฯ 

- โรงไฟฟาไดติดตั้งระบบตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำหลอเย็น

เพ่ือควบคุมอุณหภูมิน้ำหลอเย็นบริเวณบอพักน้ำท้ิงใหอยูใน

เกณฑที ่กำหนดกอนระบายออกสู ระบบบำบัดน้ำเสีย

สวนกลางของเขตประกอบการฯ ทั ้งนี ้ โครงการมีการ

เชื ่อมโยงคามายังจอแสดงผลในหอง Control Room 

เรียบรอยแลว 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-12 

หนาจอแสดงระบบตรวจสอบ

อุณหภูมิของน้ำหลอเย็น 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-21 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

6. แผนปฏิบัติการดาน
คมนาคมขนสง 

- ประชาสัมพันธใหประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงที่ตั้ง

โครงการรับทราบเก่ียวกับกิจกรรมของโครงการ 

- โรงไฟฟาไดประชาสัมพันธใหประชาชนในบริเวณพื ้นท่ี

ใกลเคียงที่ตั้งโครงการรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ

ผานทางเว็บไซตบริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด 

(มหาชน) https://www.gpscgroup.com/th และhttps:// 

www. glow.co.th/en การพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน วารสาร

ชุมชนสัมพันธ "ใจเดียวกัน" และการประชุมคณะกรรมการพหุ

ภาคี เปนตน  

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-21 

การประชุมคณะกรรมการ

พหุภาคี 

- ภาคผนวก ข-10    

เอกสารประชาสัมพันธและ

การมีสวนรวมของชุมชน 

 - กวดขันใหพนักงานขับรถของโครงการใชความระมัดระวัง

ในการขับรถ และปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด 

- โรงไฟฟากวดขันใหพนักงานขับรถใชความระมัดระวังใน 

การขับรถ และปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด โดย 

กำหนดเปนขอปฏิบัติดานความปลอดภัยของโรงไฟฟา เชน 

ผู ขับขี ่ยานพาหนะตองปฏิบัติตามขอบังคับ เครื ่องหมาย 

หรือสัญลักษณจราจรอยางเครงครัด การจำกัดความเร็วของ

รถภายในโรงไฟฟาไมเกิน 20 กิโลเมตรตอช่ัวโมง เปนตน 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-22 

ปายจำกัดความเร็ว 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-22 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

6. แผนปฏิบัติการดาน

คมนาคมขนสง (ตอ) 

- ตรวจสอบและซอมบำรุงรักษายานพาหนะของโครงการ

เปนประจำสม่ำเสมอ 

- โรงไฟฟาไดจัดใหมีการตรวจสอบสภาพความพรอมใช งาน

ของยานพาหนะและซอมบำรุงร ักษายานพาหนะของ 

โครงการเปนประจำสม่ำเสมอ 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-11    

การตรวจสอบและซ อม

บำรุงรักษายานพาหนะของ

โรงไฟฟา 

 - บันทึกอุบัต ิเหตุการจราจรที ่เก ี ่ยวข องกับการดำเนิน

โครงการทุกครั้ง 

- โรงไฟฟาไดทำการบันทึกอุบัติเหตุการจราจรที่เกี่ยวของกับ

การดำเนินการของโครงการทุกครั ้ง โดยระหวางเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบวา ไมมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน

แตอยางใด 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-12  

สถิติอุบัติเหต ุ

 - จัดใหมีเจาหนาที ่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความ

สะดวกบรเิวณทางเขา-ออก ของโครงการ 

- โรงไฟฟาจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวย

ความสะดวกบริเวณหนาทางเขา-ออก ของโครงการ 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-23 

เจาหนาท่ีรักษาความ

ปลอดภัย 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-23 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

7. แผนปฏิบัติการดาน

การใชน้ำ 

- เก็บกักน้ำทิ ้งจากหอหลอเย็นไวในบอพักน้ำทิ ้ง (Waste 

Holding Pond) กอนระบายลงสูระบบบำบัดน้ำเสียกลาง

ของเขตประกอบการฯ และควบคุมคุณภาพน้ำใหเปนไป

ตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

- โรงไฟฟาไดเก็บกักน้ำทิ้งจากหอหลอเย็นไวในบอพักน้ำท้ิง 

(Waste Holding Pond) และควบค ุมให อย ู  ใน เกณฑ

ควบคุมคุณภาพน้ำท้ิงของเขตประกอบการฯ กอนระบายลง

สูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของเขตประกอบการฯ และ

ควบคุมคุณภาพน้ำใหเปนไปตามมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ 

โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหวางเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบวา มีคาอยู ในเกณฑมาตรฐาน

กำหนดทุกพารามิเตอร 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-17 

บอพักน้ำท้ิง (Wastewater 

Holding Pond) 

- ตารางท่ี 3.4-12 ในบทท่ี 3 

 - ประสานงานกับเขตประกอบการฯ และ East water ใน

การตรวจสอบระบบทอท่ีเขาสูโครงการอยางสม่ำเสมอ 

- โรงไฟฟาไดทำการประสานงานกับ East water ในการ 

ตรวจสอบระบบทอท่ีเขาสูโครงการทุกเดือน 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-13  

การตรวจสอบระบบทอท่ี

เขาสูโรงไฟฟาจาก East 

water 

 - ตรวจสอบสภาพท ั ่ วไปของบ อเก ็บน ้ำด ิบ และการ

เปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำในบอเก็บน้ำดิบอยางสม่ำเสมอ 

เพ่ือใหสามารถแกไขไดอยางรวดเร็วในกรณีมีการสูญเสียน้ำ

โดยการรั่วซึมออกจากบอเก็บน้ำดิบอยางผิดปกติ 

- โรงไฟฟาไมมีบอเก็บน้ำดิบ เนื่องจากน้ำดิบที่รับมาจะสงเขา

สูกระบวนการผลิตโดยตรง 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

-  

 - ในชวงฤดูแลงตองเก็บกักน้ำใหเต็มบอเก็บน้ำดิบอยูเสมอ - โรงไฟฟาไมมีบอเก็บน้ำดิบ เนื่องจากน้ำดิบที่รับมาจะสงเขา

สูกระบวนการผลิตโดยตรง 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

-  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-24 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

8. แผนปฏิบัติการดาน

การจัดการของเสีย 

- ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใชใหมไดที่เก็บรวบรวมได

ภายในโครงการตองคัดแยกกลับมาใชประโยชนใหมากท่ีสดุ 

หรือ เก็บรวบรวมไวเพื่อจำหนายใหแกบริษัทรับซื้อตอไป 

ส วนที ่ เหลือจากการคัดแยกแลว จะประสานงานกับ

หนวยงานที่ไดรับอนุญาตในการเก็บขนขยะมูลฝอยเขามา 

ดำเนินการเก็บขยะเพ่ือนำไปกำจัดยังสถานท่ีกำจัดตอไป 

- โรงไฟฟามีการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยที ่สามารถนำ

กลับมาใชใหม และเก็บรวบรวมไวเพ่ือจำหนายใหแกบริษัท

รับซื ้อตอไป โดยระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.

2566 มีปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 2.28 ตัน โดยสงใหกับ 

บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด และศูนย

กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง รับไป

กำจัด 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-14  

การจัดการขยะมลูฝอยและ

กากของเสียของโครงการ 

 - เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยประเภทตางๆ ใสในภาชนะที่มีฝา

ปดมิดชิด และสามารถขนถายไดสะดวก กอนติดตอให 

หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมา

รับไปกำจัดตอไป 

- โรงไฟฟาจัดวางถังขยะที่มีฝาปดแยกประเภทตางๆ ไวใน

บริเวณพื้นที่โรงไฟฟา และทำการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

ประเภทตางๆ ใสในภาชนะท่ีมีฝาปดมิดชิด สามารถขนถาย

ได สะดวก กอนติดต อให สำน ักงานเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมสยามอีสเทิรส อินตัสเตรียล พารค มารับไป

กำจัดตอไป 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-24 

ถังขยะภายในโรงไฟฟา 

- ภาคผนวก ข-14  

การจัดการขยะมลูฝอยและ

กากของเสียของโครงการ 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-25 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

8. แผนปฏิบัติการดาน

การจัดการของเสีย 

(ตอ) 

- จัดใหมีภาชนะที่เหมาะสมและมีฝาปดมิดชิดเพื่อเก็บกาก

ของเสียอุตสาหกรรม เชน เรซินเสื่อมสภาพ น้ำมันหลอลื่น

ที ่ใชแลว กากของเสียทางเคมี/กากน้ำมัน ตะกอนจาก

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 

- โรงไฟฟาจัดใหมีภาชนะที่เหมาะสมและมีฝาปดมิดชิดเพ่ือ

จัดเก็บกากของเสียอุตสาหกรรม กอนติดตอ ใหบริษัท      

อีสเทิรนซีบอรด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ จำกัด 

หนังสือแจงผลการพิจารณาการขออนุญาตใหนำสิ่งปฏิกูล

หรือวัสดุไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม เลขท่ี อก.6601-200 มารับไปกำจัดตอไป 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-25 

ภาชนะเก็บรวบรวมกากของ

เสียอุตสาหกรรม 

9. แผนปฏิบัติการดาน
การระบายน้ำ และ
การควบคุมน้ำทวม 

- ตรวจสอบสภาพการระบายน้ำและทอระบายน้ำในพื้นท่ี

โครงการอยางสม่ำเสมอ เพ่ือไมใหเกิดปญหาอุดตัน 

- โรงไฟฟาดำเนินการตรวจสอบสภาพการระบายน้ำและทอ

ระบายน้ำในพื้นที่โรงไฟฟาอยางสม่ำเสมอ เพื่อไมใหเกิด

ปญหาอุดตัน ซึ่งมีการดำเนินการพรอมกับการสำรวจความ

ปลอดภัยประจำเดือน 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-15  

การตรวจสอบสภาพราง

ระบายน้ำ/ทอระบายน้ำ 

 - ขุดลอกทางระบายน้ำตางๆภายในชวงฤดูแลงของทุกป เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพ้ืนท่ีโครงการ 

- เนื่องจากรางระบายน้ำของโครงการเปนคอนกรีต ดังนั้นจึง

ไมมีการขุดลอกทางระบายน้ำในชวงฤดูแลง แตมีคนสวนทำ

ความสะอาดรางระบายน้ำตางๆ อยางสม่ำเสมอ 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

-  

 - จัดใหมีรางระบายน้ำฝนที่มีโอกาสปนเปอนบริเวณลานเก็บ

วัตถุดิบของโครงการเปนรางระบายน้ำเพื ่อรวบรวมน้ำ

ทั้งหมดไปยังระบบแยกน้ำมัน (Oil Separation) เพื่อแยก

น้ำมันกอนระบายน้ำใสลงสูบอพักน้ำทิ้ง กอนระบายลงสู 

ระบบบำบัดน้ำเสียกลางของเขตประกอบการฯ ตอไป 

- โรงไฟฟาจัดใหมีรางระบายน้ำฝนบริเวณลานเก็บวัตถุดิบ 

เพื่อเก็บรวบรวมน้ำฝนที่มีโอกาสปนเปอนไปยังระบบแยก

น้ำมัน (Oil Separation System) กอนระบายน้ำใสลงสูบอ

พักน้ำทิ้ง และระบายลงสูระบบบำบัดน้ำเสียกลางของเขต

ประกอบการฯ ตอไป 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-26 

รางระบายน้ำฝน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-26 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

10. แผนปฏิบัติการดาน

เศรษฐกิจ-สังคม 

ดานการจางงาน    

- พิจารณาจางแรงงานในทองถ่ินท่ีมีความรูความสามารถตรง

ตามตำแหนงและความรับผิดชอบเปนอันดับแรก 

- โรงไฟฟาไดมีนโยบายในการพิจารณาคนในทองถิ ่นเขา

ทำงานตามความสามารถและความเหมาะสมของ ลักษณะ

งาน โดยในป พ.ศ. 2566 มีคนทองถ่ินเขาทำงานในโครงการ 

จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 52.63 ของ พนักงานท้ังหมด 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

-  

 

 ดานการประชาสัมพันธขอมูลโครงการ    

 - ประชาสัมพันธขอมูลโครงการ ใหเกิดการรับรูในวงกวางท้ัง

ตอผูนำชุมชนและประชาชนท่ีอยูบริเวณรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

โดยการประกาศเสียงตามสาย ออกขาวทางสื่อวิทยุ จัดทำ

บทความเผยแพรทางหนังสือพิมพ จัดทำวิดีทัศนโครงการ 

และเผยแพรทางโทรทัศน เปนตน ทั ้งนี ้ตองดำเนินการ

ตอเน่ืองใน 1 ปแรกของระยะดำเนินการ และ/หรอืเพ่ิมเตมิ

ตามความเหมาะสมตามสถานการณ 

- โรงไฟฟามีการประชาสัมพันธขอมูลโครงการ โดยเผยแพร

ขอมูลขาวสารผานทางเวปไซด บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซิน-

เนอรยี ่ จำกัด (มหาชน) https://www.gpscgroup.com/th     

และ https://www.glow.co.th/en แผนพับ หนังสือพิมพ

ทองถ่ิน วารสารใจเดียวกัน  

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-10    

เอกสารประชาสัมพันธและ

การมีสวนรวมของชุมชน 

 - จัดใหมีการประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลขาวสารดาน

ความปลอดภัย การปองกันเหตุฉุกเฉินเพื ่อกอใหเกิด 

ความรูสึกมั่นใจตอระบบความปลอดภัยของโครงการ และ

เช่ือมั่นตอเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน 

- โรงไฟฟามีการประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลขาวสาร

ดานความปลอดภัย การปองกันเหตุฉุกเฉิน เพ่ือใหมั่นใจตอ

ระบบความปลอดภัยของโครงการ และเช่ือมั่นตอเจาหนาท่ี

ที่ปฏิบัติงาน เชน กิจกรรมพบปะชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ 

และชี้แจงขอมูลโครงการ และประชาสัมพันธผานบอรดใน

ชุมชนและหนวยงานในพ้ืนท่ีในเรื่องตางๆ เชน แจงเรื่องการ

หยุดเครื่องจักรเพ่ือซอมบำรุง เปนตน 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-10    

เอกสารประชาสัมพันธและ

การมีสวนรวมของชุมชน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-27 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

10. แผนปฏิบัติการดาน
เศรษฐกิจ-สังคม 
(ตอ) 

ดานการมสีวนรวม    
- การมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ใกลเคียงโครงการ โดยเขา

รวมกิจกรรม/โครงการพัฒนาและสงเสริมดานตางๆ ไดแก 
กิจกรรมของชุมชน กิจกรรมการดูแลสิ่งแวดลอม กิจกรรม
สนับสนุนการศึกษา กิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข กิจกรรม 
สงเสริมศาสนา เพ่ือกอใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชน 

- ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงไฟฟาไดเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนในพื ้นที ่ใกลเคียง เชน จัด
กิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบานมาบเตย และสนับสนุน
ของขวัญวันเด็กใหโรงเรียนโดยรอบ , สนับสนุนกิจกรรม
โครงการปณิธานความดี (จิตอาสา) พัฒนาชุมชนฯ ใหแก 
อบต.ปลวกแดง เมื ่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 , กิจกรรม
ปลอยพันธุปลาน้ำจืด ประจำป 2566 รวมกับอบต.ปลวกแดง 
เมื่อวันท่ี  1 มิถุนายน 2566 

- ไม ม ีป ญหาและ
อ ุปสรรคในการ
ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-10    
เอกสารประชาสัมพันธและ
การมีสวนรวมของชุมชน 

 - กำหนดใหม ีกิจกรรมหรือเวทีแสดงความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะตอโครงการเพื ่อติดตามความคิดเห็นของ
กลุมเปาหมาย โดยใชรูปแบบการสื่อสารทางตรงผานการ 
สนทนากลุมยอยกับกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของกบัโครงการและ
สัมภาษณเชิงลึกครอบคลุมพื้นที่ศึกษาของโครงการ ไดแก
อบต.มาบยางพร อบต.ปลวกแดง อำเภอปลวกแดง และ
อบต.บอวิน อำเภอศรีราชา เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ตอโครงการทั้งกอนและหลังการพัฒนาโครงการ และเพ่ือ
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคม วิถีชีวิต เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม ตองดำเนินการปละ 1 ครั้ง ตอ 1 พ้ืนท่ีตามเขต
การปกครองระดับตำบล ในระยะเวลา 3 ปแรกของระยะ
ดำเนินโครงการ และ/หรือเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

- โรงไฟฟาดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพหุภาคี
รวมกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของและผูแทนองคการ
บร ิหารส วนตำบลและผู แทนชุมชน เพ ื ่อร วมต ิดตาม
ตรวจสอบโครงการ (ระยะดำเนินการ) ทุก 6 เดือน โดยครั้ง
ลาสุด ดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 
สำหรับการสัมภาษณเชิงลึกผูนำชุมชน หัวหนาครัวเรือน
หรือผูแทนครัวเรือน และตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ประกอบด วยหนวยงานราชการในพื ้นท ี ่  และสถาน
ประกอบการบริเวณใกลเคียง ในป พ.ศ. 2566 ดำเนินการ
ลงพ้ืนท่ีสำรวจฯ ชวงระหวางวันท่ี 7-9 กันยายน พ.ศ. 2566 

- ไม ม ีป ญหาและ
อ ุปสรรคในการ
ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-21 
การประชุมคณะกรรมการ
พหุภาค ี

- ภาคผนวก ข-16 
เอกสารการจัดประชุม 
คณะกรรมการพหุภาค ี



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-28 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

10. แผนปฏิบัติการดาน

เศรษฐกิจ-สังคม 

(ตอ) 

การจัดต้ังคณะกรรมการพหุภาคีรวมติดตามตรวจสอบ

การดำเนินงาน 

   

- ในระยะดำเนินการตองสนับสนุนการดำเนินงานของ

คณะกรรมการพห ุภาค ี ร  วมต ิดตามตรวจสอบการ

ดำเนินงานพัฒนาสิ่งแวดลอม เพื ่อใหคณะกรรมการพหุ 

ภาคีฯ สามารถดำเนินงานไดอยางตอเนื ่องจากระยะ

กอสราง โดยรวบรวมผลการดำเนินงานและวิเคราะหผลทุก 

6 เดือน เพ่ือใหดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- โรงไฟฟาดำเนินการแตงตั ้งคณะกรรมการพหุภาคีเพ่ือ

ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานดานสิ ่งแวดลอมของ

โรงไฟฟาในระยะดำเนินการ และจัดใหม ีการประชุม 

คณะกรรมการพหุภาคีฯ ทุก 6 เดือน โดยในป พ.ศ. 2566 

ดำเนินการจัดประชุม ครั้งท่ี 1/2566 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 

พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมอำเภอปลวกแดง สำหรับในครึ่งป

หลัง เน่ืองจากอยูระหวางการแตงตั้งคณะกรรมการพหุภาคี

ชุดใหม จึงมีแผนดำเนินการจัดประชุมในชวงตนป พ.ศ. 

2567 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-21 

การประชุมคณะกรรมการ

พหุภาค ี

- ภาคผนวก ข-16 

เอกสารการจัดประชุม 

คณะกรรมการพหุภาค ี



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-29 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

11. แผนปฏิบัติการดาน

สาธารณสุข/      

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

สาธารณสุข    

- จัดใหมีหนวยพยาบาลเบื้องตนพรอมยานพาหนะสำหรับ

พนักงานในกรณีจำเปนตองนำสงสถานีพยาบาล หรือ 

โรงพยาบาลท่ีอยูใกลท่ีสุดไดทันที 

- โรงไฟฟาไดจัดใหมีอุปกรณปฐมพยาบาลเบื ้องตน และ 

หนวยพยาบาลเบื้องตนพรอมใชบริการยานพาหนะจาก 

โรงพยาบาลปลวกแดง และโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ไว

รองรับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะใชสัญญารวมกัน กับ 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม บริษัท โกลว เอสพีพี 

11 จำกัด (โครงการ 1) 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-27 

อุปกรณปฐมพยาบาล

เบ้ืองตน 

 - ประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุขใกลเคียงถึงวิธี

ปองกันและรักษาโรคอันเนื ่องมาจากการปฏิบัติงานของ

พนักงาน 

- โรงไฟฟามีการประสานงานกับโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 

เกี่ยวกับเรื่องการปองกันและรักษาโรคอันเนื่องมาจากการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานเปนประจำทุกป และไดมีการ 

สื ่อสารกับพนักงานไดรับทราบขอมูลดานสุขภาพ โดย 

จัดทำวารสารทุกไตรมาส (EHS Bulletin) และติดบอรด 

ประกาศ รวมทั้งมีการสื่อสารวิธีปองกันและรักษาโรคอัน

เนื ่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงานในการสนทนา

ความปลอดภัย (Safety Talk) เปนประจำทุกสัปดาหท่ี 2 

และ 4 ของทุกเดือน 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-28 

บอรดประกาศเก่ียวกับเรื่อง

การปองกัน และรกัษาโรค

อันเน่ืองมาจากการปฏบัิติ 

งานของพนักงาน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-30 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

11. แผนปฏิบัติการ

ดานสาธารณสุข/      

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

(ตอ) 

สาธารณสุข (ตอ)    

- จัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานกอนเขาทำงาน และตรวจ

สุขภาพประจำป โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับ

พนักงาน เชน x-ray ปอด การไดยินของหู การมองเห็น 

ตรวจสุขภาพทั ่วไป และตรวจความเขมขนของเล ือด      

เปนตน 

- โรงไฟฟาจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานกอนเขาทำงาน

ทุกคน โดยระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566     

ไมม ีพนักงานเขาทำงานใหม สำหรับการตรวจสุขภาพ

พนักงานประจำป พ.ศ. 2566 ดำเนินการตรวจสุขภาพ

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566  

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-7    

เอกสารการตรวจสุขภาพ

พนักงาน 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    

 - มาตรการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ

ทำงาน 

   

 * กำหนดใหมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทุก

ครั ้งในระหวางการทำงาน เชน หมวกนิรภัย ถุงมือ 

รองเทา ท่ีปองกันเสียง เปนตน 

- โรงไฟฟาได กำหนดเปนขอปฏิบ ัต ิให พนักงานสวมใส 

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน ใน

พื้นที่โรงไฟฟา และไดจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคลไวใหกับพนักงานอยางเพียงพอ 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-9 

อุปกรณปองกันอันตรายสวน

บุคคล 

 * จัดระบบการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณเครื ่องมือ

เครื่องจักรตางๆ อยางสม่ำเสมอ ตามที่ระบุไวในคูมือ 

ของผูผลิต และกอนการใชทุกครั้ง 

- โรงไฟฟาไดดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ 

เคร ื ่องม ือ เคร ื ่องจ ักรต างๆ อย างสม ่ำ เสมอ  ตาม 

กำหนดเวลา หรือตามที่ระบุไวในคูมือของผูผลิต และ กอน

การใชงานทุกครั้ง 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-2  

แผนบำรุงรักษาเชิงปองกัน 

(preventive maintenance 

program)  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-31 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

11. แผนปฏิบัติการ

ดานสาธารณสุข/      

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

(ตอ) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ)    

- มาตรการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ

ทำงาน (ตอ) 

   

* ติดตั้งระบบปองกันและเตือนภัยในบริเวณที่คาดวาจะ

เกิดอันตรายไดคือ ระบบปองกันไฟฟารั ่ว ไฟฟาชอต 

และระบบปองกันการรั่วซึมของกาซ 

- โรงไฟฟาไดติดตั้งระบบปองกันและเตือนภัยในบริเวณท่ีคาด

วาจะเกิดอันตรายได ไดแก ระบบปองกันไฟฟารั่ว ระบบ

ปองกันไฟฟาชอต และระบบปองกันการรั่วซึมของกาซ 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-29 

ระบบปองกันไฟฟารั่ว 

- ภาพท่ี 2.2-30 

ระบบปองกันไฟฟาชอต 

- ภาพท่ี 2.2-31 

ระบบปองกันการรั่วซึมของ

กาซ (Gas Detector) 

- ภาคผนวก ข-17 

แผนผังแสดงตำแหนงการ 

ติดตั้งระบบปองกันและ

เตือนภัยของโรงไฟฟา 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-32 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

11. แผนปฏิบัติการ

ดานสาธารณสุข/      

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

(ตอ) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ)    

- มาตรการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ

ทำงาน (ตอ) 

   

* จ ัดให ม ีการอบรมให ความร ู ความปลอดภ ัยและ

สิ่งแวดลอมรวมถึงขอปฏิบัติเพื ่อความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอมสำหรับพนักงานตามลักษณะงานและผูท่ี

เก่ียวของทุกคน ไดแก 

 ระบบความปลอดภัยในท่ีทำงาน 

 การขนถายสารเคมี 

 การปองกันอันตรายจากไฟฟาและความรอน 

 การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

 วิธีการปฏิบัติท่ีปลอดภัยในแตละลักษณะงาน 

- โรงไฟฟาไดปฏิบัติตามมาตรการฯ อยางเครงครัด โดยจัดให

มีการอบรมใหความรูดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

รวมถึงขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมสำหรับ

พนักงานตามลักษณะงานและผู ที ่เกี ่ยวของทุกคน เปน

ประจำทุกป ซึ่งประกอบไปดวย 

 ระบบความปลอดภัยในท่ีทำงาน 

 การขนถายสารเคมี 

 การปองกันอันตรายจากไฟฟา และความรอน 

 การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

 วิธีการปฏิบัติท่ีปลอดภัยในแตละลักษณะงาน 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-6  

แผนการอบรมใหความรู

ดานความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-33 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

11. แผนปฏิบัติการ

ดานสาธารณสุข/      

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

(ตอ) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ)    

- มาตรการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ

ทำงาน (ตอ) 

   

* จัดอุปกรณชำระลางฉุกเฉิน (Emergency Shower and 

Eye Wash Fountain) ไวใกลเคียงก ับบริเวณที ่ต อง

ทำงานสัมผัสกับสารเคมี 

- โรงไฟฟาจัดใหมีอุปกรณชำระลางฉุกเฉิน (Emergency 

Shower and Eye Washer) ไวใกลเคียงกับบริเวณที่ตอง

ทำงานสัมผัสกับสารเคมี และมีการตรวจสอบใหมีสภาพ

พรอมใชงานเปนประจำทุกสัปดาห 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-32 

อุปกรณชำระลางฉุกเฉิน 

(Emergency Shower and 

Eye Washer) 

- ภาคผนวก ข-18 

ตัวอยางเอกสารการ

ตรวจสอบอุปกรณชำระลาง

ฉุกเฉิน 

 * จัดทำปายเตือนในบริเวณที ่อาจเก ิดอันตราย เชน 

เครื่องจักรกำลังทำงาน มีเสียงดัง มีอุณหภูมิสูง มีไอกรด

หรือดาง เปนตน 

- โรงไฟฟาไดจัดใหมีปายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย 

เชน เครื่องจักรกำลังทำงาน มีเสียงดัง มีอุณหภูมิสูง มีไอ

กรดหรือดาง เปนตน 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-33 

ปายเตือนอันตรายตางๆ 

 * ดูแลสถานที่ทำงานใหเกิดความปลอดภัย เชน จัดใหมี

แสงสวางเพียงพอ ไมใหมีสิ ่งกีดขวางทางเดิน ใหมี

ทางออกฉุกเฉิน และเก็บอุปกรณตางๆ ใหเปนระเบียบ 

- โรงไฟฟาจ ัดใหม ีการดูแลสถานที ่ทำงานใหเกิดความ 

ปลอดภัย เชน จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ โดยมีการตรวจวัด

ความเขมของแสงเปนประจำ รวมทั้งไมใหมีสิ ่งกีดขวาง

ทางเดิน ใหมีทางออกฉุกเฉิน และเก็บอุปกรณตางๆ ใหเปน

ระเบียบ 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-34 

ทางออกฉุกเฉิน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-34 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

11. แผนปฏิบัติการ

ดานสาธารณสุข/      

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

(ตอ) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ)    

- มาตรการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ

ทำงาน (ตอ) 

   

* จัดเตร ียมอุปกรณด ับเพล ิง อ ุปกรณปฐมพยาบาล

เบื ้องตนใหเพียงพอไวในที ่เหมาะสม มีปายบอกให

ชัดเจน และอยูในสภาพพรอมใชงาน 

- โรงไฟฟาได จ ัดเตร ียมอุปกรณดับเพลิง อ ุปกรณปฐม 

พยาบาลเบื้องตนอยางเพียงพอไวในที่เหมาะสม และมีปาย

บอกใหชัดเจน โดยมีการตรวจสอบเปนประจำทุกเดือนโดย

เจาหนาที ่ของโรงไฟฟาและปละ 1 ครั ้ง โดยหนวยงาน

ภายนอก เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-27 

อุปกรณปฐมพยาบาล

เบ้ืองตน 

- ภาพท่ี 2.2-35 

อุปกรณดับเพลิงภายใน

โครงการ 

- ภาคผนวก ข-19  

ตัวอยางเอกสารการ

ตรวจสอบอุปกรณดับเพลงิ 

 * จัดใหมียานพาหนะท่ีเหมาะสม เพ่ือใชในกรณีฉุกเฉิน - โรงไฟฟาไดใชบริการยานพาหนะจากโรงพยาบาล กรุงเทพ

ระยอง และโรงพยาบาลปลวกแดง ในกรณีฉุกเฉิน โดยจะใช

รวมกับโรงไฟฟาพลังความรอนรวม บริษัท โกลว เอสพีพี 

11 จำกัด (โครงการ 1) ซึ่งอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-20 

เอกสารการขอใชบริการ 

ยานพาหนะรับ-สงผูปวย

หรือผูบาดเจ็บไว รองรับใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-35 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

11. แผนปฏิบัติการ

ดานสาธารณสุข/      

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

(ตอ) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ)    

- มาตรการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ

ทำงาน (ตอ) 

   

* ให ม ีเจ าหนาที ่ความปลอดภัยในโรงไฟฟา และจัด

กิจกรรมเพ่ือสงเสริมความเขาใจในการปฏิบัติ เพ่ือสภาพ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 

- โรงไฟฟาจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในโรงไฟฟา และ

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือ

สภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-21  

เอกสารแสดงเจาหนาท่ี

ความปลอดภัยประจำ

โรงไฟฟา 

 * จัดทำบันทึกอุบัติเหตุ พรอมการสอบสวนสาเหตุ และ

บันทึกสาเหตุการเจ็บปวย เพื่อหาทางปองกันและแกไข 

ตอไป 

- โรงไฟฟาไดจัดทำบันทึกสถิติอุบัติเหตุ พรอมการ สอบสวน

สาเหตุ และบันทึกสาเหตุการเจ็บปวย เพื่อหาทางปองกัน

และแกไขทุกครั ้ง โดยระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

พ.ศ. 2566 ไมมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนแตอยางใด 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-12  

สถิติอุบัติเหต ุ

 * จัดตั ้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทำงานตามท่ีไดกำหนดไว 

- โรงไฟฟาไดจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมในการทำงานตามที ่ได กำหนดไวใน

มาตรการฯ แลว 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-22  

เอกสารการจัดตั้งคณะ 

กรรมการความปลอดภยั 

อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอม 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-36 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

11. แผนปฏิบัติการ

ดานสาธารณสุข/      

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

(ตอ) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ)    

- กำหนดคุณสมบัติของหมอไอน้ำใหมีอุปกรณความปลอดภยั

ดังตอไปน้ี 

* ลิ ้นนิรภัย (Safety Valve) แบบใชความดันไอน้ำเปด 

ติดตั้งอยูท่ี High และ Low Pressure Drum และทอนำ

ไอน้ำหลัก (Main Steam Pipe) และมีการทดสอบจริง

ทุก 3 ป หรือตามขอกำหนดของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

* ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ติดตั ้งไวที ่ทอนำไอน้ำหลัก 

(Main Steam Pipe) เพ่ือใชเปดในกรณีฉุกเฉิน 

* เครื ่องควบคุมระดับน้ำ (Water Level Control) ใช

ควบคุมระดับน้ำใน High และ Low Pressure Drum 

ใหไดระดับท่ีพอเหมาะ 

* อุปกรณบอกระดับน้ำ (Level Gauge หรือ Hydrastep) 

เปนตัวแสดงระดับน้ำใน High และ Low Pressure 

Drumและมีสัญญาณเตือนเมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อปองกัน

น้ำในทอแหง 

* เครื ่องมือวัดระดับความดัน (Pressure Gauge) ใชวัด

ระดับความดันในหมอไอน้ำ 

- โรงไฟฟาไดกำหนดคุณสมบัติของหมอไอน้ำใหมีอุปกรณ

ความปลอดภัยตามมาตรการฯ กำหนดเรียบรอยแลว และมี

การทดสอบความพรอมของลิ ้นนิรภัยทุก 3 ป ตามท่ี

มาตรการฯ กำหนด โดยลาสุดดำเนินการทดสอบความ

พรอมของลิ้นนิรภัยที่ หมอน้ำหมายเลข 1 (HRSG1) เมื่อ

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และที่หมอน้ำหมายเลข 2 

(HRSG2) เม ื ่อว ันที ่  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมี

กำหนดการตรวจสอบครั้งถัดไปภายในวันที่  25 และ 28 

กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-36 

ระบบปรับสภาพน้ำกอนเขา

หมอไอน้ำ 

- ภาคผนวก ข-23  

เอกสารรับรองความ

ปลอดภัยในการใชหมอไอน้ำ 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-37 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

11. แผนปฏิบัติการ

ดานสาธารณสุข/      

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

(ตอ) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ)    

* สวิทซฉุกเฉิน (Emergency Switch) สำหรับหยุดเครื่อง

กังหันกษซทันทีพรอมกับปดวาวลเชื ้อเพลิงเมื ่อมีเหตุ

ฉุกเฉิน 

* ลิ้นกันกลับ (Check Valve) เพื่อกันไอน้ำจากหมอไอน้ำ

อีกลูกหน่ึงซึ่งขนานกันอยูยอนกลับ 

* วาลวถายน้ำ (Blow Down Valve) เพื ่อถายน้ำจาก 

High และ Low Pressure Drum ทิ ้งบ างเพ ื ่อร ักษา 

ปริมาณสารแขวนลอยในน้ำของหมอไอน้ำ ไมใหมี

ปริมาณมากเกินกำหนด 

* ระบบปรับสภาพน้ำกอนเขาหมอไอน้ำ เพื่อใหไดน้ำที่มี

คุณภาพเหมาะสมกับการเติมเขาหมอไอน้ำ 

   

 - กำหนดพื้นที่บริเวณสถานีความคุมความดันกาซธรรมชาติ

ใหเปนพื ้นที ่เฉพาะ โดยหามมีการทำงานที ่ก อใหเกิด

ประกายไฟ ในกรณีที ่จำเปนตองเขาไปทำงานในพื ้นท่ี

ดังกลาวจะตองมีการขออนุญาตกอนเขาดำเนินการ และ

ตองมีการตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการอยาง

เครงครัด 

- โรงไฟฟาไดกำหนดพืน้ที่บริเวณสถานีควบคุม ความดนักาซ

ธรรมชาติใหเปนพื ้นที ่เฉพาะและหาม มีการทำงานท่ี

กอใหเกิดประกายไฟ ในกรณีที่จำเปนตองเขาไปทำงานใน

พื้นที่ดังกลาวจะตองมีการขออนุญาตกอนเขาดำเนินการ 

และตองมีการตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการอยาง

เครงครัด 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-37 

ปายกำหนดพ้ืนท่ีบริเวณ

สถานีควบคุมความดันกาซ

ธรรมชาติใหเปนพ้ืนท่ีเฉพาะ 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-38 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

11. แผนปฏิบัติการ

ดานสาธารณสุข/      

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

(ตอ) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ)    

- กำหนดให ม ีการตรวจสอบรอยเช ื ่ อมและทดสอบ

ความสามารถในการรองร ับความด ันของท อตาม

มาตรฐานสากล 

- โรงไฟฟาไดกำหนดใหมีการตรวจสอบรอยเชื ่อม และ

ทดสอบความสามารถในการรองรับความดันของทอตาม

มาตรฐานสากลแลว โดยดำเนินการแลวเสร็จตั้งแตกอนเริม่

มีการขนสงกาซอยางเปนทางการ และปจจุบันไมพบความ

ผิดปกติในการขนสงกาซ 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-24  

แผนการบำรุงรักษาอุปกรณ 

สถานีควบคุมและวัดปริมาตร

กาซ 

 - กำหนดใหมีระบบหรืออุปกรณที ่สามารถตัดระบบการ

ลำเลียงกาซธรรมชาติภายใน 5 นาที หากตรวจพบวาระบบ

เกิดการรั่วไหลหรือความดันในระบบมีความผิดปกติ 

- โรงไฟฟาไดกำหนดใหมีระบบหรืออุปกรณที ่สามารถตัด

ระบบการลำเลียงกาซธรรมชาติภายใน 5 นาที หากตรวจ

พบวาระบบเกิดการรั่วไหลหรือความดันในระบบมีความ

ผิดปกติ 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-38 

Emergency Switch 

 - เมื่อมีการติดตั้งระบบเสร็จ ใหดำเนินการทดลองเดินระบบ

ตัดจายกาซธรรมชาติไดภายในเวลาที่กำหนด หากอัตรา

การไหลหรือความดันในระบบมีความผิดปกติ 

- ในชวงทดสอบระบบตางๆ โรงไฟฟาไดมีการทดลองเดิน

ระบบตัดจายกาซธรรมชาติแลว 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

-  

 - จัดเตรียมเครื่องมือตรวจจับการรั่วไหลของกาซธรรมชาติ 

เชน เครื่องกังหันกาซ ซึ่งถาระบบตรวจจับทำงาน จะสง

สัญญาณไปยังระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (CO2 Automatic 

Release) ใหทำงานเพื่อควบคุมเพลิง และระบบดับเพลิง

อัตโนมัติจะสงสัญญาณสั่งใหเครื ่องกังหันกาซหยุดเดิน 

เครื่องทันที (Emergency shutdown GT) 

- โรงไฟฟามีเครื่องมือตรวจจับการรั่วไหลของกาซธรรมชาติ 

โดยเมื่อระบบตรวจจับทำงานจะสงสัญญาณไปยังระบบ

ดับเพลิงอัตโนมัติ (CO2 Automatic Release) ใหทำงาน

เพื ่อควบคุมเพลิง และระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะสง

ส ัญญาณส ั ่ งเคร ื ่องก ังห ันก าซหย ุดเด ินเคร ื ่องท ันที 

(Emergency shutdown GT) 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-39 

เครื่องตรวจจับการรั่วไหล

ของกาซธรรมชาติ  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-39 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

11. แผนปฏิบัติการ

ดานสาธารณสุข/      

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

(ตอ) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ)    

- จัดเตรียมถังฉีดโฟมเคลื่อนที่ (Mobile Foam Unit) ขนาด 

130 ลิตร จำนวน 1 ชุด บริเวณใกลเคียงแนวทอสงกาซ

ธรรมชาติในโรงไฟฟา 

- โรงไฟฟาจัดเตรียมถังฉีดโฟมเคลื ่อนที ่ (Mobile Foam 

Unit) ขนาด 130 ลิตร จำนวน 1 ชุด ไวในบริเวณใกลเคียง

แนวทอสงกาซธรรมชาติตามมาตรการฯ กำหนด 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาพท่ี 2.2-40 

ถังฉีดโฟมเคลื่อนท่ี 

(Mobile Foam Unit)  

- จัดใหมีแผนการบำรุงรักษาอุปกรณที ่เกี่ยวของกับความ

ปลอดภัยและระบบลำเลียงกาซธรรมชาติในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน รวมถึงการตรวจสอบสภาพของระบบทอสงกาซ 

ธรรมชาติภายในพ้ืนท่ีโครงการอยางสม่ำเสมอ 

- โรงไฟฟาไดจัดใหมีเเผนการบำรุงรักษาอุปกรณท่ี เก่ียวของ

กับความปลอดภัยและระบบลำเลียงกาซ ธรรมชาติในกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการ ตรวจสอบสภาพของระบบทอ

สงกาซธรรมชาติ ภายในพ้ืนท่ีโครงการอยางสม่ำเสมอ 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-24  

แผนการบำรุงรักษาอุปกรณ 

สถานีควบคุมและวัดปริมาตร

กาซ  
 - ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในการระงับอัคคีภัยท่ี

จัดทำไวอยางเครงครัด 

- โรงไฟฟาดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในการระงับ

อัคคีภัยที ่จัดทำไวอยางเครงครัด โดยในป พ.ศ. 2566 

ดำเนินการฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเมื ่อวันท่ี15 

ธันวาคม พ.ศ. 2566 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-25 

การปฏิบัติงานภาวะฉุกเฉิน

ของโรงไฟฟา 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-40 

ตารางท่ี 2.2 -1  )ตอ ( สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) 

 ครั้งท่ี 2/2566 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

องคประกอบ 

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

11. แผนปฏิบัติการ

ดานสาธารณสุข/      

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

(ตอ) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ)    

- ปฏิบัติตามแผนระงับอุบัติภัยเนื่องจากกาซรั่วหรือสารเคมี

รั่วท่ีจัดทำไวอยางเครงครัด 

- โรงไฟฟาดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในการ ระงับ

อุบัติภัยเนื ่องจากกาซรั ่วหรือสารเคมีรั ่วที ่จัดทำ ไวอยาง

เครงครัด  โดยในป พ.ศ. 2566 ดำเนินการฝกซอมเหตุ

ฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 

2566 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

- ภาคผนวก ข-25 

การปฏิบัติงานภาวะฉุกเฉิน

ของโรงไฟฟา 

 

 - จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

รวมกันระหวางทีมดับเพลิงและทีมกู ภัย (ทีมที ่มาจาก

อาสาสม ัครจากพนักงานที ่อย ู  ในแผนฉ ุกเฉ ิน) และ

หนวยงานภายนอกปละ 1 ครั้ง 

- โรงไฟฟาจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและแผนปฏิบัติการ

ฉ ุกเฉ ิน ซ ึ ่ งดำเน ินการซ อมร วมก ับเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค และองคการ

บร ิหารส วนตำบลมาบยางพร โดยในป   พ .ศ .  2566 

ดำเนินการฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเมื่อวันท่ี 15 

ธันวาคม พ.ศ. 2566 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

 - หลังจากการฝกซอมแผนฉุกเฉินตองมีการสรุปผลการ

ฝกซอม โดยเฉพาะขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนำขอมูลมาใช

ในการปรับปรุงแผนฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- โรงไฟฟาไดจัดทำสรุปผลการฝกซอมแผนฉุกเฉินทุกครั้ง 

โดยเฉพาะขอบกพรองที่เกิดขึ ้น เพื ่อนำขอมูลมาใชในการ

ปรับปรุงแผนฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในป พ.ศ. 

2566 ดำเนินการฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟใเมื่อ

วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 

- ไม ม ีป ญหาและ

อ ุปสรรคในการ

ดำเนินการ 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-41 

  

 
ภาพท่ี 2.2-1 ระบบควบคุม NOX จากการเผาไหมเช้ือเพลิง 

  

  
ภาพท่ี 2.2-2 ระบบ CEMs 

  

  
บริเวณหนาทางเขาโครงการโรงไฟฟา หนาท่ีวาการอำเภอปลวกแดง 

ภาพท่ี 2.2-3 จอแสดงผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองโรงไฟฟา 

  

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-42 

  

  
ภาพท่ี 2.2-4 Silencer ทางออกไอเสียของเครื่องกังหันไอน้ำ 

(Steam blow) 

ภาพท่ี 2.2-5 Silencer ทางออกไอเสียของเครื่องกังหันกาซ 

  

  
ภาพท่ี 2.2-6 Silencer บริเวณปากทางเขาของ 

เครื่องอัดอากาศ 

ภาพท่ี 2.2-7 เครื่องกังหันไอน้ำ  

(อยูภายในอาคารท่ีมีวัสดดุูดซับเสยีง) 
  

  
ภาพท่ี 2.2-8 หอง Control Room ภาพท่ี 2.2-9 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  
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ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-43 

  

  
ภาพท่ี 2.2-10 ปายเตือนใหสวมอุปกรณปองกันเสียงดัง ภาพท่ี 2.2-11ตนอโศกอินเดีย 

  

  
ภาพท่ี 2.2-12 หนาจอแสดงระบบตรวจสอบอุณหภูม ิ

ของน้ำหลอเย็น 

ภาพท่ี 2.2-13 Level Switch บริเวณบอพักน้ำท้ิง 

  

  
ภาพท่ี 2.2-14 บอปรับสภาพใหเปนกลาง  

(Neutralization pit) 

ภาพท่ี 2.2-15 ถังแยกน้ำและน้ำมัน 
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ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-44 

  

  
ภาพท่ี 2.2-16 ระบบบำบัดน้ำเสยีสำเร็จรูป (ถังใตดิน) ภาพท่ี 2.2-17 บอพักน้ำท้ิง (Wastewater Holding Pond) 

  

  
ภาพท่ี 2.2-18 เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง และ 

เครื่องวัดคาการนำไฟฟาแบบอัตโนมัต ิ

ภาพท่ี 2.2-19 เครื่องวัดอุณหภูมอัิตโนมัต ิ

  

  

ภาพท่ี 2.2-20 ประตูน้ำบริเวณจดุระบายน้ำท้ิง ภาพท่ี 2.2-21 การประชุมคณะกรรมการพหุภาค ี
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จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-45 

  

  
ภาพท่ี 2.2-22 ปายจำกัดความเรว็ ภาพท่ี 2.2-23 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

  

  
ภาพท่ี 2.2-24 ถังขยะภายในโรงไฟฟา ภาพท่ี 2.2-25 ภาชนะเก็บรวบรวมกากของเสียอุตสาหกรรม 

  

  
ภาพท่ี 2.2-26 รางระบายน้ำฝน ภาพท่ี 2.2-27 อุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

  

Worrani.chartwanchai
Oval

Worrani.chartwanchai
Oval



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  
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ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-46 

  

  
ภาพท่ี 2.2-28 บอรดประกาศเก่ียวกับเรื่องการปองกัน และ

รักษาโรคอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ภาพท่ี 2.2-29 ระบบปองกันไฟฟารั่ว 

  

  
ภาพท่ี 2.2-30 ระบบปองกันไฟฟาชอต ภาพท่ี 2.2-31 ระบบปองกันการรั่วซึมของกาซ  

(Gas Detector) 
  

  
ภาพท่ี 2.2-32 อุปกรณชำระลางฉุกเฉิน  

(Emergency Shower and Eye Wash Fountain) 

ภาพท่ี 2.2-33 ปายเตือนอันตรายตางๆ 
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จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-47 

  

 
ภาพท่ี 2.2-34 ทางออกฉุกเฉิน 

  

  
  

  
  

  
ภาพท่ี 2.2-35 อุปกรณดับเพลิงภายในโครงการ 
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ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด  หนา 2-48 

  

  
ภาพท่ี 2.2-36 ระบบปรับสภาพน้ำกอนเขาหมอไอน้ำ ภาพท่ี 2.2-37 ปายกำหนดพ้ืนท่ีบริเวณสถานีควบคมุความ

ดันกาซธรรมชาติใหเปนพ้ืนท่ีเฉพาะ 
  

  
ภาพท่ี 2.2-38 Emergency Switch ภาพท่ี 2.2-39 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของกาซธรรมชาต ิ

  

 
ภาพท่ี 2.2-40 ถังฉีดโฟมเคลื่อนท่ี (Mobile Foam Unit) 

  

 



บทท่ี บทท่ี 33  

ผลผลการติดตามตรวจสอบการติดตามตรวจสอบผลกระทบผลกระทบสิง่แวดลอมสิง่แวดลอม  
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด              หนา 3-1 

บทท่ี 3 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอมในรูป

แผนปฏิบัติการ โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด ไดดำเนินการ

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการที่ไดรับการเห็นชอบแลวจากสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงไดมอบหมายให บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป 

(ประเทศไทย) จำกัด เปนผูดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ระหวางเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ประกอบดวย 

1) แผนปฏิบัติการดานคุณภาพอากาศ 

2) แผนปฏิบัติการดานเสียง 

3) แผนปฏิบัติการดานคุณภาพน้ำผิวดิน 

4) แผนปฏิบัติการดานคมนาคม 

5) แผนปฏิบัติการดานกากของเสีย 

6) แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ-สังคม 

7) แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

3.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2     

ระยะดำเนินการ ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด ไดวางแผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบตามท่ีกำหนด

ไวในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในรูปแผนปฏิบัติการ โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 

11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด ประจำป พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 

3.1-1 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                   หนา 3-2 

ตารางท่ี 3.1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด ประจำป พ.ศ. 2566 

คุณภาพสิ่งแวดลอม ตำแหนงตรวจวัด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. แผนปฏิบัติการดานคุณภาพอากาศ              

1.1 คุณภาพอากาศจากปลองระบายมลสาร   

* ตรวจวัดอยางตอเน่ือง (CEMs) 

- NOx 

- SO2  

- TSP 

- O2 

- Flow Rate 

- HRSG 1 

- HRSG 2 

 

* ตรวจสอบความถูกตองของการทำงานระบบ CEMs 

(Audit)  

 
    

        

- System Audit - HRSG 1  15      30     

- HRSG 2  15      30     

- Performance Audit (NOX, SO2, TSP, O2, 

Flow Rate) 

- HRSG 1  16       1    

- HRSG 2  16      31     

* ตรวจวัดแบบ stack sampling 

- NOx 

- SO2  

- TSP 

- O2 

- Flow Rate 

- HRSG 1  16       1    

- HRSG 2 

 

16 

  

   31     

      

 

 

 

 

  ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 

รายงานผล ทุก 6 เดือน 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                   หนา 3-3 

ตารางท่ี 3.1-1 (ตอ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด ประจำป พ.ศ. 2566 

คุณภาพสิ่งแวดลอม ตำแหนงตรวจวัด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพอากาศ (ตอ)              

1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ              

- NO2 เฉลีย่ 1 ชม. 

- SO2 เฉลี่ย 1 ชม. และ 24 ชม. 

- TSP เฉลี่ย 24 ชม. 

- ความเร็วลมและทิศทางลม 

- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร 

- หมู 3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

 13-20      26-2    

2. แผนปฏิบัติการดานเสียง              

2.1 ระดับเสียง 24 ช่ัวโมง   

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq (24)) 

- ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 

- ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 

- ริมรั้วโครงการดานทิศเหนือ 

- ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันออก 

- ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันตก 

- ริมรั้วโครงการดานทิศใต 

 

23-26      26-2    

2.2 ระดับเสียง 8 ช่ัวโมง   

- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq (8)) - Control room  23   18   29   1  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                   หนา 3-4 

ตารางท่ี 3.1-1 (ตอ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด ประจำป พ.ศ. 2566 

คุณภาพสิ่งแวดลอม ตำแหนงตรวจวัด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3. แผนปฏิบัติการดานคุณภาพน้ำผิวดิน              

- อัตราการไหล 

- Temperature 

- pH 

- Conductivity 

- BOD 

- Oil & Grease 

- Suspended Solids 

- Free chlorine 

- Heavy Metal (Cd, Pb, Hg) 

- บอพักน้ำท้ิง 5 2 2 7 5 1  3 7 5 2 7 

4. แผนปฏิบัติการดานคมนาคม   

- บันทึกจำนวนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในโครงการ - พ้ืนท่ีโครงการ  

5. แผนปฏิบัติการดานการจัดการกากของเสีย   

- บันทึกชนิดและปรมิาณขยะท่ัวไปและกากของเสยีจาก

กระบวนการผลติ 

- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
 

สรุปทุกเดือนและรายงานทุก 6 เดอืน 

รวบรวมขอมลูทุกเดือนและรายงานทุก 6 เดือน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                                   หนา 3-5 

ตารางท่ี 3.1-1 (ตอ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด ประจำป พ.ศ. 2566 

คุณภาพสิ่งแวดลอม ตำแหนงตรวจวัด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ-สังคม              

สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ขอคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะชของประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียงพ้ืนท่ี

โครงการ 

- หมู บาน (ชุมชน) ที ่อยู ภายในรัศมีพื ้นท่ี

ศึกษา 5 กม. ซึ่งอยูในแนวทิศทางลม และ

ใกลบริเวณแหลงน้ำธรรมชาติ ซึ ่งคาดวา

อ า จ ไ ด  ร ั บ ผลกระทบ ในด  า นป  จ จั ย

สิ่งแวดลอมตางๆ จากการพัฒนาโครงการ 

ไดแก อบต.มาบยางพร อบต.ปลวกแดง 

และอบต.บอวิน อำเภอศรีราชา 

 

       7-8    

7. แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

             

7.1 ปญหาสาธารณสุข และสุขภาพพนักงาน - พนักงานท่ีปฏิบัติงานเสี่ยงอันตราย             

7.2 สถิติอุบัติเหตุ การเจ็บปวย และการบาดเจ็บของพนักงาน - ภายในพ้ืนท่ีโครงการ  

7.3 สุขอนามัยของชุมชนใกลเคียง - ชุมชนใกลเคียง  

7.4 ตรวจวัดปริมาณสารเคมีตางๆ ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ภายในพ้ืนท่ีโครงการ    7         

 หมายเหตุ :              =  แผนการดำเนินงาน / ระบุวันท่ี = ดำเนินงานจริง 

รวบรวมขอมลูและรายงานทุกป 

รวบรวมขอมลูทุกเดือนและรายงานทุก 6 เดือน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-6 

3.2  วิธีการเก็บตัวอยางและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัดได

ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่หนวยงานราชการกำหนดหรือวิธีที ่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานราชการ โดยมี

รายละเอียดของพารามิเตอรและวิธีการตรวจวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 3.2-1 

 

ตารางท่ี 3.2-1  วิธีการเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 

การติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

วิธีการติดตามตรวจสอบ/ 

วิธีการตรวจวิเคราะห 
มาตรฐานวิธีวิเคราะห 

คุณภาพอากาศจากปลองระบาย

มลสาร  

 

Oxides of Nitrogen CEMs Emission Test US EPA, Method 7E 

Sulfur Dioxide CEMs Emission Test US EPA, Method 6C 

Total Suspended Particulate Filter/Isokinetic Stack Sampling/ 

Analytical Balance 

US EPA, Method 5 

Oxygen CEMs Emission Test US.EPA Method 3A 

Flow Rate CEMs Emission Test US.EPA Method 2 

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ   

Nitrogen dioxide Nitrogen Dioxide Analyzer US EPA Method Part 50 App. F  

(Chemiluminescence) 

Sulfur Dioxide Sulfur Dioxide Analyzer US EPA Method Part 53 and 58 

Total Suspended Particulate Filter/High-Volume Air Sample/ 

Analytical Balance 

US EPA 40 CFR Part 50, Appendix B 

Wind Speed and Wind 

Direction 

Cup anemometers Cup Anamometer & Anodized 

Aluminium 

Particulate matter as PM 10 Filter/High-Volume Air Sample/ 

Analytical Balance 

US EPA 40 CFR Part 50, Appendix J 

ระดับเสียง 

 Leq (24), Ldn, L90, Leq (8) 

 

Integrating Sound Level Meter 

 

ISO, 1996-1 and 1996-2 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-7 

ตารางท่ี 3.2-1 (ตอ) วิธีการเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 

การติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

วิธีการติดตามตรวจสอบ/ 

วิธีการตรวจวิเคราะห 
มาตรฐานวิธีวิเคราะห 

คุณภาพน้ำ   

Temperature Field Method Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater. APHA, AWWA & 

WEF, 23rd ed., 2017, part 2550 B ,ช 

pH at 25 degree C Electrometric Method Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater. APHA, AWWA & 

WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)  

Conductivity at 25 Degree C Electrical Conductivity Method Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater. APHA, AWWA & 

WEF, 23rd ed., 2017, part 2510 B 

BOD (5 days at 20 Degree C) 5 - day BOD test Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater. APHA, AWWA & 

WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B 

Oil & Grease Partition Gravimetric Method Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater. APHA, AWWA & 

WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 B 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree 

C/Gravimetric Method 

Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater. APHA, AWWA & 

WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D 

Residual Free Chlorine DPD Ferrous Titrimetric Method Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater. APHA, AWWA & 

WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-Cl (F) 

Cadmium Inductively Coupled Plasma - Mass 

Spectroscopy 

Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater. APHA, AWWA & 

WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F 

Lead Inductively Coupled Plasma - Mass 

Spectroscopy 

Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater. APHA, AWWA & 

WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F  

Mercury Cold Vapor Atomic Absorption 

Spectrometric Method 

Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater. APHA, AWWA & 

WEF, 23rd ed., 2017, part 3112  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-8 

ตารางท่ี 3.2-1 (ตอ) วิธีการเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 

การติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

วิธีการติดตามตรวจสอบ/ 

วิธีการตรวจวิเคราะห 
มาตรฐานวิธีวิเคราะห 

คุณภาพอากาศภายในสถาน

ประกอบการ 

 

 

Hydrochloric acid Sorbent tube/Air Sampling Pump/ 

Ion Chromatography 

Based on OSHA ,ID-174-SG 

Sulfuric acid Sorbent tube/Air Sampling Pump/ 

Ion Chromatography 

Based on OSHA ,ID-174-SG 

Sodium hydroxide as NaOH Filter/Air Sampling Pump/Titration NIOSH (1994) ,7401 

Chlorine as NaOCl Absorbing Solution/Air Sampling 

Pump/ Ion Selective Electrode 

Based on OSHA ,ID 101 

Phosphoric acid Sorbent tube/Air Sampling Pump/ 

Ion Chromatography 

Based on OSHA ,ID-174-SG 

Zinc (Inhalable dust) Filter/Air Sampling Pump/Inductively 

Coupled Plasma - Optical Emission 

Spectroscopy 

NIOSH (2003) ,7301 

Aluminium (Inhalable Dust) Filter/Air Sampling Pump/Inductively 

Coupled Plasma - Optical Emission 

Spectroscopy 

NIOSH (2003) ,7301 

Diethanolamine Sorbent tube/Air Sampling Pump/ 

HPLC 

OSHA ,PV2018 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-9 

3.3 มาตรฐานท่ีใชเปรียบเทียบ 

  มาตรฐานท่ีใชเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ของโครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 

2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด อางอิงกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศไทย และคาที่กำหนดไวใน

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ดังตอไปนี้ 

3.3.1 คุณภาพอากาศจากปลองระบายมลสาร 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศ

เสียจากโรงไฟฟาใหม เลม 127 ตอนพิเศษ 7ง วันท่ี 15 มกราคม 2553 

- คาท่ีกำหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 

2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด, พ .ศ.  2552  

3.3.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ 104 ง เมื่อวันที่ 22 

กันยายน 2547 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอร

ไดออกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไป ในเวลา 1 ชั่วโมง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนพิเศษ 39 ง เม่ือวันท่ี 

30 เมษายน 2544 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานกาซไนโตรเจนได

ออกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 114 ง เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2552 

3.3.3 ระดับเสียง  

1) ระดับเสียงในบรรยากาศ (Leq 24 hrs.) 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง

โดยท่ัวไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 114 ตอนท่ี 27 ง เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2540 

2) ระดับเสียงในสถานท่ีทำงาน (Leq 8 hrs.) 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน

เก่ียวกับสภาวะแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2546 

3.3.4 คุณภาพน้ำท้ิง 

- คาควบคุมคุณภาพน้ำท้ิง เขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค 

3.3.5 คุณภาพอากาศในบริเวณการทำงาน 

- ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเขมขนของสารเคมีอันตราย เลมท่ี 134 

ตอนพิเศษ 198 ง เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-10 

3.4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด ไดปฏิบัติตามมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่กำหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถสรุปผล

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566  ไดดังนี้ 

3.4.1 แผนปฏิบัติการดานคุณภาพอากาศ 

3.4.1.1 คุณภาพอากาศจากปลองระบายมลสาร 

มาตรการกำหนดใหโรงไฟฟาทำการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองระบายมลสาร ดังนี้ 

การตรวจวัดการระบายสารมลพิษแบบตอเนื่อง (CEMs) ทำการตรวจวัดคาความเขมขนของกาซออกไซดของ

ไนโตรเจน (NOX) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ฝุนละออง (TSP) และ กาซออกซิเจน (O2) ที่ปลองระบายมลสารของ

โรงไฟฟา ตลอดระยะเวลาท่ีดำเนินการผลิตไฟฟา 

การตรวจสอบความถูกตองของการทำงานระบบ CEMs (Audit) อยางนอยปละ 2 ครั้ง ในชวงเวลาเดียวกับ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เพื่อเปนการยืนยันวาขอมูลการตรวจวัดที่ไดจาก CEMs มีความถูกตอง

แมนยำ โดยใชวิธีการตรวจสอบตามขอกำหนดของ U.S. EPA ใน 40 CFR Part 60 Appendix B และ Appendix F 

แบงการดำเนินการเปน 2 สวน ดังนี้ 

1. System Audit เปนการตรวจสอบความถูกตองการทำงานของ CEMs ดวยการประเมินความสามารถในเชิง

คุณภาพในลักษณะการทบทวนและตรวจสอบเก่ียวกับสถานภาพการทำงานของ CEMs  

2. Performance Audit เปนการตรวจสอบความถูกตองการทำงานของ CEMs ดวยการประเมินความสามารถ

การทำงานในเชิงปริมาณ ตรวจสอบความถูกตองการตรวจวัด NOX, O2, SO2 TSP และอัตราการไหล เปรียบเทียบกับ

คาตรวจวัดจากการเก็บตัวอยางจากปลอง โดยวิธีอางอิงมาตรฐานในเวลาเดียวกัน จากนั้นนำคาที่ไดมาคำนวณในเวลา

เดียวกัน จากนั้นนำคาที่ไดมาคำนวณหาคา Relative Accuracy และนำผลที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑกำหนดการ

ตรวจสอบความถูกตอง  

การตรวจวัดแบบ stack sampling เก็บตัวอยางอากาศจากปลองทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดคาความเขมขนของ

กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX) กาซออกซิเจน (O2) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ฝุนละออง (TSP) และอัตราการ

ไหล ตำแหนงการตรวจวัดแสดงดังรูปท่ี 3.4-1 
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โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 
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รูปท่ี 3.4-1  ตำแหนงการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหลงกำเนิด 

HRSG 2 HRSG 1 
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โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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1) ผลการตรวจวัดการระบายสารมลพิษแบบตอเนื่อง (CEMs) ของโรงไฟฟา  

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 โครงการไดทำการติดตั ้งระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายอากาศแบบตอเนื ่อง 

(Continuous Emission Monitoring System : CEMs) ที่ปลองระบายอากาศ จำนวน 2 ปลอง คือ ปลอง HRSG 1 

และ ปลอง HRSG 2 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวก ค-2 และตารางที่ 3.4-1 สรุปผลการตรวจวัดได

ดังนี้    

- ปลอง HRSG 1 

(1)  กาซออกไซดของไนโตรเจน มีคาอยูระหวาง 0-27.14 สวนในลานสวน ท่ี 7%O2 

(2)  กาซซัลเฟอรไดออกไซด มีคาอยูระหวาง 0-3.67 สวนในลานสวน ท่ี 7%O2 

(3)  ฝุนละออง มีคาอยูระหวาง 3.22-4.24 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ท่ี 7%O2 

(4)  กาซออกซิเจน มีคาอยูระหวาง 14.91-20.85 เปอรเซ็นต 

(5)  อัตราการไหล มีคาอยูระหวาง 3,919-447,193 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

- ปลอง HRSG 2 

(1)  กาซออกไซดของไนโตรเจน มีคาอยูระหวาง 0-29.39 สวนในลานสวน ท่ี 7%O2 

(2)  กาซซัลเฟอรไดออกไซด มีคาอยูระหวาง 0-5.44 สวนในลานสวน ท่ี 7%O2 

(3)  ฝุนละออง มีคาอยูระหวาง 0--3.90 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ท่ี 7%O2 

(4)  กาซออกซิเจน มีคาอยูระหวาง 14.27-20.89 เปอรเซ็นต 

(5)  อัตราการไหล มีคาอยูระหวาง 58,327-558,843 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายอากาศแบบตอเนื่อง ทั้ง 2 ปลอง พบวา คาความ

เขมขนของกาซออกไซดของไนโตรเจน กาซซัลเฟอรไดออกไซด และฝุนละออง มีคาอยูในเกณฑที่กำหนดตามรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอม (EIA) และเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ ่งแวดลอม เรื ่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟาใหม (พ.ศ. 2553) สำหรับกาซ

ออกซิเจน และอัตราการไหล ยังไมมีคามาตรฐานกำหนด 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายอากาศแบบตอเนื่อง(CEMs)  

 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

สถานีตรวจวัด เดือน/ป 

ผลการตรวจวัด 

ความเขมขนท่ี 7%O2 
O2  

(%) 

Flow Rate 

(m3/hr.) NOx  

(ppm) 

SO2  

(ppm) 

TSP 

(mg/m3) 

HRSG 1 กรกฎาคม 2566 15.02-26.31 0.39-2.5 3.22-3.23 14.91-15.19 360,067-439,049 

 สิงหาคม 2566 16.21-25.63 1.24-2.86 3.23-3.24 14.92-15.16 353,510-438,059 

 กันยายน 2566 17.7-27.14 0.94-2.14 3.24-3.25 14.94-15.16 372,656-441,552 

 ตุลาคม 2566 0-25.71 0-3.21 3.24-4.24 14.95-20.85 3,919-447,193 

 พฤศจิกายน 2566 15.01-23.31 1.75-2.94 3.24-3.26 15.03-15.29 230,647-425,567 

 ธันวาคม 2566 11.88-22.07 1.83-3.67 3.25-3.27 15.07-15.46 317,382-423,608 

HRSG 2 กรกฎาคม 2566 13.63-29.39 0.36-2.35 0-3.60 14.27-15.23 515,817-558,843 

 สิงหาคม 2566 12.98-26.45 0.19-2.46 0.52-3.90 14.83-15.24 338,122-557,712 

 กันยายน 2566 15.17-22.68 0.42-2.41 0.53-1.31 14.98-15.24 344,937-403,429 

 ตุลาคม 2566 0-21.92 0-3.70 0.25-1.17 14.97-20.89 58,327-403,966 

 พฤศจิกายน 2566 10.80-27.30 0.44-2.78 0.49-1.03 15.03-15.42 347,646-396,312 

 ธันวาคม 2566 7.96-17.36 1.12-5.44 0.42-0.76 15.07-15.55 315,482-391,305 

มาตรการ EIA กำหนด1/ 35 10 27 - - 

มาตรฐาน2/ 120 20 60 - - 

มาตรฐาน :  1/คาท่ีกำหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)  

             2/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจาก

โรงไฟฟาใหม พ.ศ. (2553) 

หมายเหตุ :   ขอมูลจากระบบ CEMs โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2  บรษัิท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด, มกราคม 2567  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด          หนา 3-14 

2) ผลการตรวจสอบความถูกตองของการทำงานของระบบ CEMs (Audit CEMs) 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ดำเนินการตรวจสอบความถูกตองของการทำงานของ

ระบบ CEMs (Audit CEMs) ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

- System Audit 

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ดำเนินการตรวจสอบถูกตองการทำงานของ CEMs 

ดวยการประเมินความสามารถในเชิงคุณภาพในลักษณะการทบทวนและตรวจสอบเกี่ยวกับสถานภาพการทำงาน

ของ CEMs เรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ค-3 

- Performance Audit 

จากผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ CEMs พบวาทุกปลองมีคาอยู ในเกณฑประกัน

คุณภาพในการทดสอบตามขอกำหนดของ 40 CFR 60 Appendix B ในดาน Relative Accuracy Test Audit 

(RATA) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3.4-2 และ ภาคผนวก ค-4 และผลการตรวจสอบสรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 3.4-2 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ CEMs ประจำป พ.ศ. 2566 

ปลอง 
วันท่ี

ตรวจสอบ 
พารามิเตอร หนวย CEMs 

RM 

By ALS 
Difference CC 

RA  

(%) 

Criteria 

(%) 

Pass/ 

Fail 

HRSG 

1 

1 ก.ย. 66 NOx  ppm 32.46  29.68 -2.78 0.13 9.80 < 201/ Pass 

SO2 ppm 1.98  1.37 -0.61 0.05 6.50 < 102/ Pass 

Flowrate Nm3/Hr 474,565   499,716 25,151 2,979 5.63 < 201/ Pass 

O2 % 14.79   14.56 -0.23 - 0.23 < 1 Pass 

HRSG 

2  

16 ก.พ. 

66 

NOx  ppm 27.43  27.21 -0.22 0.90 4.14 < 201/ Pass 

SO2 ppm 1.05   1.00 -0.04 0.12 1.58 < 102/ Pass 

 Flowrate Nm3/Hr 429,606   445,265 15,659 8,671 5.46 < 201/ Pass 

 O2 % 14.84   14.44 -0.40 - 0.40 < 1 Pass 

หมายเหตุ:  1/  Compared with RM  
       2/  Compared with Emission Standard  

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด          หนา 3-15 

3) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายมลสารแบบ Stack Sampling 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายมลสารของโรงไฟฟา ระหวางเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไดดำเนินการตรวจวัดคาความเขมขนของกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX) กาซซัลเฟอรได-

ออกไซด (SO2) ฝุนละออง (TSP) และกาซออกซิเจน (O2) ที่ปลอง HRSG 1 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 และ

ปลอง HRSG 2 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตำแหนงตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายดังแสดงใน

ภาพท่ี 3.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางท่ี 3.4-3 ถึง ตารางท่ี 3.4-4 สามารถสรุปไดดังนี้ 

(1) กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx)  

- ปลอง HRSG 1 มีคา 29.85 สวนในลานสวน ท่ี 7%O2  อัตราการระบาย 3.5381 กรัมตอวินาที 

- ปลอง HRSG 2 มีคา 26.11 สวนในลานสวน ท่ี 7%O2  อัตราการระบาย 2.8610 กรัมตอวินาที 

เมื่อนำคาความเขมขนกาซออกไซดของไนโตรเจน มาเปรียบเทียบกับคาที่กำหนดในรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งกำหนดไวไมเกิน 35 สวนในลานสวน ท่ี 7%O2 อัตราการระบายไมเกิน 

3.92 กรัมตอวินาที และคามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2553) ซ่ึง

กำหนดไวไมเกิน 120 สวนในลานสวนท่ี 7%O2  พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดท้ังหมด 

(2) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  

- ปลอง HRSG 1 มีคา 1.38 สวนในลานสวน ท่ี 7%O2  อัตราการระบาย 0.2284 กรัมตอวินาที 

- ปลอง HRSG 2 มีคา 1.00 สวนในลานสวน ท่ี 7%O2  อัตราการระบาย 0.1522 กรัมตอวินาที 

เมื่อนำคาความเขมขนกาซซัลเฟอรไดออกไซด มาเปรียบเทียบกับคาที่กำหนดในรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งกำหนดไวไมเกิน 10 สวนในลานสวน ท่ี 7%O2 อัตราการระบายไมเกิน 1.56 

กรัมตอวินาที และคามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2553) ซ่ึงกำหนด

ไวไมเกิน 20 สวนในลานสวนท่ี 7%O2  พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดท้ังหมด 

(3) ฝุนละออง (TSP)  

- ปลอง HRSG 1 มีคา <0.5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ท่ี 7%O2  อัตราการระบาย <0.07 กรัมตอวินาที 

- ปลอง HRSG 2 มีคา <0.5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ท่ี 7%O2  อัตราการระบาย <0.06 กรัมตอวินาที 

เมื ่อนำคาฝุ นละออง มาเปรียบเทียบกับคาที ่กำหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ซึ่งกำหนดไวไมเกิน 27 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ท่ี 7%O2 อัตราการระบายไมเกิน 1.61 กรัมตอ

วินาที  พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดท้ังหมด 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด          หนา 3-16 

  

  
HRSG 1 

 

  
HRSG 2 

 

ภาพท่ี 3.4-1  แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายมลสาร 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด          หนา 3-17 

ตารางท่ี 3.4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายมลสาร ปลอง HRSG 1  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

วันท่ีตรวจวัด  :    1 กันยายน พ.ศ. 2566       เวลาขณะเก็บตัวอยาง   :  11.35-12.37 น. 
ขอมูลเชื้อเพลิง   

- ชนิดของเช้ือเพลิง  : กาซธรรมชาติ (Natural Gas)  
ขอมูลลักษณะปลอง 

- ตำแหนงพิกัด  : 47P 1438934, 731740 
- ความสูง  : 60 เมตร 
- เสนผานศูนยกลางปลอง  : 3.65 เมตร 
- ลักษณะปากปลอง  : กลม 
- อุณหภูมิภายในปลอง  : 117 องศาเซลเซียส 
- อัตราการไหลของอากาศ  : 498,419 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง 
- ความเร็วของกาซภายในปลอง  : 19.25  เมตรตอวินาที 
- รอยละออกซิเจน   : 14.57  
- รอยละความช้ืน  : 8.57 

 

ดัชนีคุณภาพ 

อากาศ 
หนวย 

คาความเขมขน  

มาตรฐาน 

อัตราการ 

ระบายจริง 

(กรัม/วินาที) 

เกณฑอัตราการระบาย 

(กรัม/วินาที) ท่ีกำหนด 

เปนเง่ือนไขในรายงาน 

การประเมินฯ 

% Actual O2 7% O2  

กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx)  ppm 13.58  29.85 351/,1202/ 3.5381 3.92 

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ppm 0.63  1.38 101/ ,202/ 0.2284 1.56 

ฝุนละออง (TSP) mg/m3 <0.5 <0.5 271/, 602/ <0.07 1.61 

มาตรฐาน : 1/ คาท่ีกำหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA)  
 2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟา

ใหม (พ.ศ. 2553) 

หมายเหตุ: กรณีที ่มีการเผาไหมเชื ้อเพลิง ระบบปด คำนวณผลที ่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที ่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ  

25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม (Excess Air) รอยละ 50 หรือมี

ปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย รอยละ 7 

บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 

ผูเก็บตัวอยาง/บันทึก นายอนุวัต มวงแพร   

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม นายศรายุทธ   จิตรานนท ทะเบียนเลขท่ี  ว-204-ค-4702 

 นายเดช ชางชน ทะเบียนเลขท่ี  ว-323-ค-9442 

ชื่อผูวิเคราะห นายวิชาญ      ชุณหรัต  ทะเบียนเลขท่ี ว-204-ค-6113 

 นางสาวธนิตา กุลสุริวงศ ทะเบียนเลขท่ี  ว-323-จ-9447 

เบอรโทรศัพท 0-2760-3000, 0-3304-8555   
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด          หนา 3-18 

ตารางท่ี 3.4-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายมลสาร ปลอง HRSG 2  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

วันท่ีตรวจวัด  :    31 สิงหาคม พ.ศ. 2566       เวลาขณะเก็บตัวอยาง   :  11.20-12.22 น. 
ขอมูลเชื้อเพลิง   

- ชนิดของเช้ือเพลิง  : กาซธรรมชาติ (Natural Gas)  
ขอมูลลักษณะปลอง 

- ตำแหนงพิกัด  : 47P 1438955, 731749 
- ความสูง  : 60 เมตร 
- เสนผานศูนยกลางปลอง  : 3.65 เมตร 
- ลักษณะปากปลอง  : กลม 
- อุณหภูมิภายในปลอง  : 109 องศาเซลเซียส 
- อัตราการไหลของอากาศ  : 451,506 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง 
- ความเร็วของกาซภายในปลอง  : 17.31  เมตรตอวินาที 
- รอยละออกซิเจน   : 14.45  
- รอยละความช้ืน  : 9.65 

 

ดัชนีคุณภาพ 

อากาศ 
หนวย 

คาความเขมขน  

มาตรฐาน 

อัตราการ 

ระบายจริง 

(กรัม/วินาที) 

เกณฑอัตราการระบาย 

(กรัม/วินาที) ท่ีกำหนด 

เปนเง่ือนไขในรายงาน 

การประเมินฯ 

% Actual O2 7% O2  

กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx)  ppm 12.12  26.11 351/,1202/ 2.8610 3.92 

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ppm 0.46  1.00 101/ ,202/ 0.1522 1.56 

ฝุนละออง (TSP) mg/m3 <0.5 <0.5 271/, 602/ <0.06 1.61 

มาตรฐาน : 1/ คาท่ีกำหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA)  
 2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟา

ใหม (พ.ศ. 2553) 

หมายเหตุ: กรณีที ่มีการเผาไหมเชื ้อเพลิง ระบบปด คำนวณผลที ่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที ่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ  

25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม (Excess Air) รอยละ 50 หรือมี

ปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย รอยละ 7 

บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 

ผูเก็บตัวอยาง/บันทึก นายอนุวัต มวงแพร นาย สถาพร  ถาแกว 

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม นายศรายุทธ   จิตรานนท ทะเบียนเลขท่ี  ว-204-ค-4702 

 นายเดช ชางชน ทะเบียนเลขท่ี  ว-323-ค-9442 

ชื่อผูวิเคราะห นายวิชาญ      ชุณหรัต  ทะเบียนเลขท่ี ว-204-ค-6113 

 นางสาวธนิตา กุลสุริวงศ ทะเบียนเลขท่ี  ว-323-จ-9447 

เบอรโทรศัพท 0-2760-3000, 0-3304-8555   



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด          หนา 3-19 

4) สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองระบายมลสาร 

ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองระบายมลสารแบบ stack sampling ของ

โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 ดำเนินการ

ตรวจวัดคาความเขมขนของกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX), กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2), และฝุนละออง 

(TSP) จากปลอง HRSG 1 และ ปลอง HRSG 2 พบวา คาความเขมขนของกาซออกไซดของไนโตรเจน, กาซ

ซัลเฟอรไดออกไซด และฝุนละออง ที่ตรวจพบทั้งหมด มีคาอยูในเกณฑที่กำหนดไวในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม(EIA) และ คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ  .ศ .  

2553) ทุกพารามิเตอรท่ีตรวจวัด รายละเอียดผลการเปรียบเทียบดังตารางท่ี 3.4-5 กราฟผลการเปรยีบเทียบแสดง

ดังรูปท่ี 3.4-2 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด          หนา 3-20 

ตารางท่ี 3.4-5 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายมลสารแบบ Stack Sampling  

   ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 

สถาน ี
วันท่ี         

ตรวจวัด 

คาความเขมขนของมลสาร ท่ี 7 %O2 

กาซออกไซดของไนโตรเจน             

(ppm) 

กาซซัลเฟอรไดออกไซด           

(ppm) 

ฝุนละออง 

 (mg/m3) 

ปลอง HRSG  1 4 ก.พ. 64 16.22 0.15 1.9 

19 ส.ค. 64 17.34 1.25 2.8 

1 ก.พ. 65 16.26 0.35 2.47 

4 ส.ค. 65 26.59 0.12 <0.5 

16 ก.พ. 66 33.98 0.16 <0.5 

1 ก.ย. 66 29.85 1.38 <0.5 

ปลอง HRSG 2 4 ก.พ. 64 27.41 0.87 3.92 

19 ส.ค. 64 27.2 0.28 3.31 

2 ก.พ. 65 20.83 0.63 2.82 

5 ส.ค. 65 28.48 0.22 <0.5 

16 ก.พ. 66 33.11 0.12 <0.5 

31 ส.ค. 66 26.11 1.00 <0.5 

คาท่ีกำหนด1/ 35 10 27 

คามาตรฐาน2/ 120 20 60 

มาตรฐาน: 1/ คาท่ีกำหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)  
 2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจาก

โรงไฟฟาใหม (พ.ศ. 2553) 

หมายเหตุ: กรณีที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง ระบบปด คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ  

25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม (Excess Air) รอยละ 50 

หรือมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย รอยละ 7 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด          หนา 3-21 

 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.4-2  กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายมลสารแบบ Stack Sampling 

ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด          หนา 3-22 

3.4.1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

มาตรการกำหนดใหทำการตรวจวัดคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง, 

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง, ฝุนละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ

ความเร็วและทิศทางลม ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วันตอเนื่องกัน จำนวน 2 สถานี ไดแก โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบลมาบยางพร และ หมู 3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ดำเนินการตรวจวัด 1 ครั้ง เปนเวลา 7 วันตอเนื่องกัน ในระหวางวันท่ี 26 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2566 ตาม

พารามิเตอรที ่มาตรการฯ กำหนด แสดงตำแหนงการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-3 และ ภาพที่ 3.4-2 และผลการ

ตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 3.4-6 และ ตารางท่ี 3.4-7 สรุปผลการตรวจวัดไดดังนี้  

(1) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมง 

เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) ซ่ึงกำหนดไวไมเกิน 0.17 สวนในลานสวน พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานกำหนดท้ังหมด โดยแตละสถานีมีผลการตรวจวัด ดังนี้ 

- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร มีคาอยูระหวาง 0.001-0.011 สวนในลานสวน 

- หมู 3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีคาอยูระหวาง 0.002-0.019 สวนในลานสวน 

(2) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมง 

เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ซึ่งกำหนดไวไมเกิน 0.3 สวนในลานสวน พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานกำหนดท้ังหมด โดยแตละสถานีมีผลการตรวจวัด ดังนี้ 

- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร มีคาอยูระหวาง 0.004-0.006 สวนในลานสวน 

- หมู 3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีคาอยูระหวาง 0.001-0.003 สวนในลานสวน 

(3) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 

เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ซ่ึงกำหนดไวไมเกิน 0.12 สวนในลานสวน พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานกำหนดท้ังหมด โดยแตละสถานีมีผลการตรวจวัด ดังนี้ 

- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร มีคาเทากับ 0.005 สวนในลานสวน 

- หมู 3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีคาเทากับ 0.002 สวนในลานสวน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด          หนา 3-23 

(4) ฝุนละอองรวม  (TSP) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 

เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ซึ่งกำหนดไวไมเกิน 0.33 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวา ผลการตรวจวัดมีคา

อยูในเกณฑมาตรฐานกำหนดท้ังหมด โดยแตละสถานีมีผลการตรวจวัด ดังนี้ 

- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร มีคาอยูระหวาง 0.032-0.074 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

- หมู 3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีคาอยูระหวาง 0.031-0.051 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

(5) ความเร็วลมและทิศทางลม  

จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมในขณะที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ แผนผังแสดง

ความเร็วลมดังรูปท่ี 3.4-4 ถึง รูปท่ี 3.4-5 โดยแตละสถานีมีผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมดังนี้ 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร ลมที่พัดผานสวนใหญเปนลมที่พัดมาจากทิศใต   

ดวยความเร็วลมอยูในชวง <0.3-5.5 เมตรตอวินาที ขณะตรวจวัดทองฟาโปรง ลมปานกลาง มีการสัญจรของ

รถบรรทุก รถยนต และรถจักรยานยนต กิจกรรมบริเวณใกลเคียงเปนบานพักอาศัย 

 หมู 3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ลมท่ีพัดผานสวนใหญเปนลมท่ีพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต

คอนไปทางทิศตะวันออก ดวยความเร็วลมอยูในชวง <0.3-5.5 เมตรตอวินาที ขณะตรวจวัดทองฟาโปรง ลมปาน

กลาง มีการสัญจรของรถบรรทุก รถยนต และรถจักรยานยนต กิจกรรมบริเวณใกลเคียงเปนบานพักอาศัย 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                    หนา 3-24 

 

 
 

รูปท่ี 3.4-3  ตำแหนงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-25 

 

  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร 

 

  
หมู 3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

 
 

ภาพท่ี 3.4-2  แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-26 

ตารางท่ี 3.4-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ชื่อสถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด : 47P 0731400, 1436972 

ชวงเวลาท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซด (สวนในลานสวน) 

26-27 ส.ค. 66 27-28 ส.ค. 66 28-29 ส.ค. 66 29-30 ส.ค. 66 30-31 ส.ค. 66 31 ส.ค.-1 ก.ย. 66 1-2 ก.ย. 66 

12.00 – 13.00 น. 0.009 0.005 0.008 0.008 0.005 0.005 0.005 

13.00 – 14.00 น. 0.009 0.006 0.007 0.007 0.005 0.006 0.004 

14.00 – 15.00 น. 0.008 0.008 0.004 0.007 0.003 0.007 0.005 

15.00 – 16.00 น. 0.007 0.005 0.003 0.003 0.003 0.005 0.004 

16.00 – 17.00 น. 0.005 0.009 0.002 0.003 0.004 0.003 0.004 

17.00 – 18.00 น.  0.005 0.005 0.002 0.004 0.003 0.003 0.003 

18.00 – 19.00 น. 0.005 0.006 0.003 0.006 0.004 0.005 0.003 

19.00 – 20.00 น. 0.006 0.008 0.003 0.004 0.004 0.002 0.003 

20.00 – 21.00 น. 0.006 0.005 0.009 0.004 0.004 0.002 0.002 

21.00 – 22.00 น. 0.006 0.003 0.011 0.004 0.004 0.005 0.003 

22.00 – 23.00 น. 0.005 0.003 0.008 0.003 0.005 0.004 0.004 

23.00 – 24.00 น. 0.004 0.003 0.006 0.002 0.004 0.006 0.005 

00.00 – 01.00 น. 0.004 0.003 0.006 0.001 0.002 0.009 <0.001 

01.00 – 02.00 น. 0.006 0.003 0.005 0.003 0.002 0.005 0.003 

02.00 – 03.00 น. 0.006 0.004 0.006 0.002 0.002 0.006 0.002 

03.00 – 04.00 น. 0.006 0.005 0.006 0.003 0.004 0.006 0.002 

04.00 – 05.00 น. 0.006 0.003 0.004 0.001 <0.001 0.004 0.002 

05.00 – 06.00 น. 0.006 0.004 0.004 0.001 0.002 0.005 0.002 

06.00 – 07.00 น. 0.007 0.006 0.002 0.002 0.002 0.005 0.003 

07.00 – 08.00 น.  0.007 0.006 0.002 0.002 0.003 0.004 0.002 

08.00 – 09.00 น. 0.008 0.005 0.003 0.001 0.003 0.004 0.003 

09.00 – 10.00 น. 0.007 0.006 0.005 0.003 0.001 0.004 0.004 

10.00 – 11.00 น.   0.007 0.004 0.005 0.005 0.003 0.003 0.005 

11.00 – 12.00 น. 0.005 0.006 0.008 0.005 0.003 0.002 0.005 

คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 0.005 0.003 

คาเฉล่ีย 1 ชั่วโมง  
(คาต่ำสุด-คาสูงสุด) 

0.004-0.009 0.003-0.009 0.002-0.011 0.001-0.008 0.001-0.005 0.002-0.009 0.002-0.005 

คามาตรฐาน 1 ชั่วโมง 0.1701/ 

มาตรฐาน: 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 

ชื่อผูตรวจวัด/บันทึก นายมงคล พลาทิพย  

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวกนกกร เอนก ทะเบียนเลขท่ี ว-204-ค-6111 

ชื่อผูวิเคราะห นางสาวศรัญยา เฉลิมธำรงค ทะเบียนเลขท่ี ว-204-จ-4717 

เบอรโทรศัพท 0-2760-3000   

สรุปผลการตรวจวัด ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ังหมดมีอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-27 

ตารางท่ี 3.4-6  (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ชื่อสถานีตรวจวัด : หมู 3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด : 47P 0729719, 1441818 

ชวงเวลาท่ีตรวจวัด ผลการตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซด (สวนในลานสวน) 
26-27 ส.ค. 66 27-28 ส.ค. 66 28-29 ส.ค. 66 29-30 ส.ค. 66 30-31 ส.ค. 66 31 ส.ค.-1 ก.ย. 

 
1-2 ก.ย. 66 

13.00 – 14.00 น. 0.004 0.004 0.011 0.004 0.004 0.006 0.005 
14.00 – 15.00 น. 0.010 0.005 0.003 0.003 0.004 0.007 0.004 
15.00 – 16.00 น. 0.009 0.004 0.003 0.003 0.004 0.006 0.003 
16.00 – 17.00 น. 0.006 0.005 0.003 0.004 0.004 0.006 0.004 
17.00 – 18.00 น.  0.007 0.005 0.003 0.005 0.004 0.006 0.004 
18.00 – 19.00 น. 0.008 0.008 0.004 0.004 0.005 0.007 0.005 
19.00 – 20.00 น. 0.008 0.008 0.007 0.005 0.006 0.013 0.008 
20.00 – 21.00 น. 0.011 0.011 0.008 0.010 0.009 0.014 0.016 
21.00 – 22.00 น. 0.008 0.013 0.009 0.010 0.010 0.014 0.015 
22.00 – 23.00 น. 0.009 0.014 0.010 0.010 0.011 0.013 0.016 
23.00 – 24.00 น. 0.010 0.009 0.008 0.011 0.009 0.011 0.012 
00.00 – 01.00 น. 0.009 0.009 0.009 0.010 0.007 0.011 0.011 
01.00 – 02.00 น. 0.008 0.008 0.007 0.005 0.005 0.009 0.007 
02.00 – 03.00 น. 0.008 0.006 0.007 0.005 0.006 0.006 0.004 
03.00 – 04.00 น. 0.007 0.006 0.006 0.004 0.006 0.008 0.002 
04.00 – 05.00 น. 0.006 0.005 0.004 0.006 0.003 0.007 0.002 
05.00 – 06.00 น. 0.006 0.004 0.003 0.006 0.003 0.007 0.002 
06.00 – 07.00 น. 0.007 0.006 0.004 0.005 0.003 0.008 0.002 
07.00 – 08.00 น.  0.006 0.005 0.005 0.006 0.005 0.008 0.004 
08.00 – 09.00 น. 0.008 0.008 0.008 0.009 0.010 0.010 0.010 
09.00 – 10.00 น. 0.007 0.008 0.010 0.011 0.009 0.013 0.011 
10.00 – 11.00 น.   0.004 0.003 0.007 0.008 0.007 0.019 0.008 
11.00 – 12.00 น. 0.013 0.004 0.005 0.005 0.004 0.013 0.004 
12.00 – 13.00 น. 0.009 0.009 0.006 0.006 0.006 0.008 0.006 
คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 0.008 0.007 0.006 0.006 0.006 0.010 0.007 
คาเฉล่ีย 1 ชั่วโมง  

(คาต่ำสุด-คาสูงสุด) 
0.004-0.013 0.003-0.014 0.003-0.011 0.003-0.011 0.003-0.011 0.006-0.019 0.002-0.016 

คามาตรฐาน 1 ชั่วโมง 0.1701/ 

มาตรฐาน: 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 

ชื่อผูตรวจวัด/บันทึก นายมงคล พลาทิพย  

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวกนกกร เอนก ทะเบียนเลขท่ี ว-204-ค-6111 

ชื่อผูวิเคราะห นางสาวศรัญยา เฉลิมธำรงค ทะเบียนเลขท่ี ว-204-จ-4717 

เบอรโทรศัพท 0-2760-3000   

สรุปผลการตรวจวัด ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ังหมดมีอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด 

 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-28 

ตารางท่ี 3.4-6  (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ชื่อสถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด : 47P 0731400, 1436972 

ชวงเวลาท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (สวนในลานสวน) 

26-27 ส.ค. 66 27-28 ส.ค. 66 28-29 ส.ค. 66 29-30 ส.ค. 66 30-31 ส.ค. 66 31 ส.ค.-1 ก.ย. 66 1-2 ก.ย. 66 

12.00 – 13.00 น. 0.006 0.005 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 

13.00 – 14.00 น. 0.006 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 0.006 

14.00 – 15.00 น. 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 

15.00 – 16.00 น. 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 

16.00 – 17.00 น. 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.004 0.005 

17.00 – 18.00 น.  0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.005 0.004 

18.00 – 19.00 น. 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.005 0.005 

19.00 – 20.00 น. 0.005 0.005 0.005 0.006 0.007 0.006 0.004 

20.00 – 21.00 น. 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.005 0.004 

21.00 – 22.00 น. 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.005 0.004 

22.00 – 23.00 น. 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

23.00 – 24.00 น. 0.005 0.005 0.005 0.006 0.005 0.006 0.005 

00.00 – 01.00 น. 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.004 

01.00 – 02.00 น. 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.004 

02.00 – 03.00 น. 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 0.006 0.005 

03.00 – 04.00 น. 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 0.006 0.004 

04.00 – 05.00 น. 0.006 0.005 0.004 0.005 0.005 0.006 0.004 

05.00 – 06.00 น. 0.006 0.004 0.006 0.005 0.005 0.006 0.004 

06.00 – 07.00 น. 0.006 0.004 0.005 0.004 0.005 0.005 0.004 

07.00 – 08.00 น.  0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

08.00 – 09.00 น. 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.004 0.006 

09.00 – 10.00 น. 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

10.00 – 11.00 น.   0.005 0.005 0.006 0.005 0.005 0.005 0.006 

11.00 – 12.00 น. 0.005 0.006 0.006 0.005 0.004 0.005 0.004 

คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

มาตรฐาน 24 ชั่วโมง 0.122/ 

คาเฉล่ีย 1 ชั่วโมง  
(คาต่ำสุด-คาสูงสุด) 

0.004-0.006 0.004-0.006 0.004-0.006 0.004-0.006 0.004-0.007 0.004-0.006 0.004-0.006 

คามาตรฐาน 1 ชั่วโมง 0.33/ 

มาตรฐาน: 2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544)  เรื่อง กำหนดมาตรฐานกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศท่ัวไปในเวลา 1 ชั่วโมง 

บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 

ชื่อผูตรวจวัด/บันทึก นายมงคล พลาทิพย  

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวกนกกร เอนก ทะเบียนเลขท่ี ว-204-ค-6111 

ชื่อผูวิเคราะห นางสาวศรัญยา เฉลิมธำรงค ทะเบียนเลขท่ี ว-204-จ-4717 

เบอรโทรศัพท 0-2760-3000   

สรุปผลการตรวจวัด ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ังหมดมีอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-29 

ตารางท่ี 3.4-6  (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ชื่อสถานีตรวจวัด : หมู 3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด : 47P 0729719, 1441818 

ชวงเวลาท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (สวนในลานสวน) 

26-27 ส.ค. 66 27-28 ส.ค. 66 28-29 ส.ค. 66 29-30 ส.ค. 66 30-31 ส.ค. 66 31 ส.ค.-1 ก.ย. 66 1-2 ก.ย. 66 

13.00 – 14.00 น. 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

14.00 – 15.00 น. 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

15.00 – 16.00 น. 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 

16.00 – 17.00 น. 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 

17.00 – 18.00 น.  0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

18.00 – 19.00 น. 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

19.00 – 20.00 น. 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 

20.00 – 21.00 น. 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

21.00 – 22.00 น. 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 

22.00 – 23.00 น. 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 

23.00 – 24.00 น. 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 

00.00 – 01.00 น. 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

01.00 – 02.00 น. 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

02.00 – 03.00 น. 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 

03.00 – 04.00 น. 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 

04.00 – 05.00 น. 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

05.00 – 06.00 น. 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 

06.00 – 07.00 น. 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 

07.00 – 08.00 น.  0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 

08.00 – 09.00 น. 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 

09.00 – 10.00 น. 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 

10.00 – 11.00 น.   0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 

11.00 – 12.00 น. 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 

12.00 – 13.00 น. 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.003 

คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

มาตรฐาน 24 ชั่วโมง 0.122/ 

คาเฉล่ีย 1 ชั่วโมง  
(คาต่ำสุด-คาสูงสุด) 

0.001-0.003 0.002 0.002 0.002-0.003 0.002-0.003 0.002-0.003 0.002-0.003 

คามาตรฐาน 1 ชั่วโมง 0.33/ 

มาตรฐาน: 2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544)  เรื่อง กำหนดมาตรฐานกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศท่ัวไปในเวลา 1 ชั่วโมง 

บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 

ชื่อผูตรวจวัด/บันทึก นายมงคล พลาทิพย  

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวกนกกร เอนก ทะเบียนเลขท่ี ว-204-ค-6111 

ชื่อผูวิเคราะห นางสาวศรัญยา เฉลิมธำรงค ทะเบียนเลขท่ี ว-204-จ-4717 

เบอรโทรศัพท 0-2760-3000   

สรุปผลการตรวจวัด ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ังหมดมีอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-30 

ตารางท่ี 3.4-6  (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ชื่อสถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล

มาบยางพร 

ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด : 47P 0731400, 1436972 

ชื่อสถานีตรวจวัด : หมู 3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด : 47P 0729719, 1441818 
 

วันท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP เฉล่ีย 24 ชั่วโมง (mg/m3) 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร หมู 3 ต.บอวนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี

26-27 ส.ค. 66 0.056 0.031 

27-28 ส.ค. 66 0.032 0.034 

28-29 ส.ค. 66 0.036 0.034 

29-30 ส.ค. 66 0.038 0.032 

30-31 ส.ค. 66 0.038 0.037 

31 ส.ค.-1 ก.ย. 66 0.074 0.051 

1-2 ก.ย. 66 0.036 0.032 

คาต่ำสุด-คาสูงสุด 0.032-0.074 0.031-0.051 

มาตรฐาน2/ 0.33 

มาตรฐาน: 2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 

ชื่อผูตรวจวัด/บันทึก นายมงคล พลาทิพย  

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวกนกกร เอนก ทะเบียนเลขท่ี ว-204-ค-6111 

ชื่อผูวิเคราะห นางสาวศรัญยา เฉลิมธำรงค ทะเบียนเลขท่ี ว-204-จ-4717 

เบอรโทรศัพท 0-2760-3000   

สรุปผลการตรวจวัด ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ังหมดมีอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-31 

ตารางท่ี 3.4-7 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตำบลมาบยางพร (47P 0731400, 1436972) 

เวลา 
26-27 ส.ค. 66 27-28 ส.ค. 66 28-29 ส.ค. 66 29-30 ส.ค. 66 30-31 ส.ค. 66 31 ส.ค.-1 ก.ย. 66 1-2 ก.ย. 66 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

12.00-13.00 2.1 S 0.9 SW 2.1 SE 1.6 ESE 2.2 WSW 1.7 S 1.4 SW 

13.00-14.00 1.3 E 0.5 SSE 1.4 ENE 0.6 SSW 1 SSE 1.6 NNE 2.6 S 

14.00-15.00 0.6 ENE 0.3 NNE 1.4 WSW 0.1 - 0.7 NNE 0.5 ENE 1.3 E 

15.00-16.00 1 SSE 1 SSE 1 S 0.5 SE 0.3 SE 0 - 0.4 SSW 

16.00-17.00 1.2 ENE 0.3 NE 0.2 - 0 - 0.1 - 0 - 0.7 ENE 

17.00-18.00 0.3 SSE 0.2 - 0.6 ENE 1.4 N 0.9 WSW 0 - 0.2 - 

18.00-19.00 0.2 - 0.1 - 0.1 - 1.7 NE 0.8 SE 1.1 SW 0.1 - 

19.00-20.00 0.1 - 0.6 NNE 1 S 1.3 NE 1.2 WSW 1.1 S 0.1 - 

20.00-21.00 0.2 - 0.2 - 0.3 E 0 - 1.9 SSE 1.3 SW 1.5 NE 

21.00-22.00 0.3 E 0.1 - 0.5 WSW 1.1 WSW 0.9 NE 0.2 - 0.6 SSW 

22.00-23.00 0.1 - 0.1 - 0 - 0 - 0.5 WSW 0.1 - 0 - 

23.00-00.00 0.2 - 0.2 - 1 SSW 0.7 ESE 0.6 WSW 0.2 - 0.2 - 

00.00-01.00 0.1 - 0.2 - 0 - 0.8 SW 1 SE 0.2 - 0.1 - 

01.00-02.00 0.1 - 0 - 0 - 1.5 NNE 0.2 - 0.1 - 0.2 - 

02.00-03.00 0.2 - 0.3 S 0.6 E 0.3 SE 0.3 WSW 0.2 - 0.1 - 

03.00-04.00 0 - 0.1 - 0.8 E 0.6 NE 0.5 ESE 0.1 - 0 - 

04.00-05.00 0.3 E 0.1 - 0 - 0.4 N 0.3 NE 0 - 0.2 - 

05.00-06.00 0.1 - 0.2 - 0 - 0.8 ENE 0.2 - 0.2 - 0.3 SSE 

06.00-07.00 1 NNE 0.1 - 0.7 SW 0.1 - 0.3 NNE 0.3 ENE 0.1 - 

07.00-08.00 0.9 ESE 0.2 - 0.3 NE 1 NE 0.1 - 0.4 S 0.6 SE 

08.00-09.00 0.3 S 0.2 - 0.2 - 0.9 NNE 0.5 SW 1 E 0.1 - 

09.00-10.00 0.4 SSE 0.1 - 0.6 SE 1.5 SSW 1 ENE 1.2 E 0.5 ENE 

10.00-11.00 1.3 SSW 1.2 NNE 0.1 - 1.8 E 1.2 NNE 1.3 SW 1.2 ESE 

11.00-12.00 1 ESE 2.7 E 1.2 ESE 0.5 ESE 1 S 2.1 SSW 0.9 ESE 

หนวย m/s - m/s - m/s - m/s - m/s - m/s - m/s - 

ผังลม 

(Wind Rose) 

       

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-32 

 

                                      
 

รูปท่ี 3.4-4  ผังลมบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร  

ระหวางวันท่ี 26 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2566 
 

บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 

ชื่อผูตรวจวัด/บันทึก นายมงคล พลาทิพย  

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม นายศรายุทธ จิตรานนท ทะเบียนเลขท่ี ว-204-ค-4702 

ชื่อผูวิเคราะห นายวิชาญ ชุณหรัต ทะเบียนเลขท่ี ว-204-ค-6113 

เบอรโทรศัพท 0-2760-3000   

สรุปผลการตรวจวัด 
ทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศใต 

ความเร็วลมสวนใหญ มีคาระหวาง <0.3-5.5 เมตรตอวินาที 

 

 

 

WS(m/s) % 
 > 10.0 0.00 
 8.0-10.0 0.00 
 5.5-8.0 0.00 
 3.3-5.5 7.74 
 1.7-3.3 8.93 
 0.3-1.7 45.83 
 Calms 37.50 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-33 

ตารางท่ี 3.4-7  (ตอ) ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566  
หมู 3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (47P 0729719, 1441818) 

เวลา 
26-27 ส.ค. 66 27-28 ส.ค. 66 28-29 ส.ค. 66 29-30 ส.ค. 66 30-31 ส.ค. 66 31 ส.ค.-1 ก.ย. 66 1-2 ก.ย. 66 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

13.00-14.00 1.2 N 5.1 E 0.6 E 2.0 ENE 4.5 ENE 3.9 ENE 1.4 N 

14.00-15.00 2.7 E 1.3 N 1.4 NE 0.4 ENE 0.7 ENE 0.7 ENE 0.6 NE 

15.00-16.00 1.0 N 1.2 N 0.6 N 0.8 N 1.4 ESE 1.0 E 1.5 ENE 

16.00-17.00 0.9 SSE 1.7 NE 1.1 ENE 0.5 E 2.3 ESE 1.2 E 2.4 E 

17.00-18.00 0.7 ESE 0.9 N 0.7 ESE 1.3 ESE 0.5 ENE 0.8 ESE 0.2 - 

18.00-19.00 3.0 E 0.5 E 0.4 SE 0.5 ESE 0.5 ESE 1.2 ESE 0.3 ESE 

19.00-20.00 1.5 E 0.4 ESE 0.8 ESE 0.3 SSE 0.5 ESE 0.6 ESE 1.5 ESE 

20.00-21.00 0.0 - 0.1 - 1.4 ESE 0.6 SSE 1.7 SE 0.5 SSE 1.0 ESE 

21.00-22.00 0.3 ENE 0.0 - 1.2 ESE 0.4 E 0.1 - 0.6 ESE 0.0 - 

22.00-23.00 0.2 - 0.7 E 0.0 - 0.4 SSE 0.5 ESE 0.4 N 1.1 SSE 

23.00-00.00 0.1 - 0.0 - 0.0 - 0.4 ESE 0.6 SE 0.5 SW 0.3 SE 

00.00-01.00 0.2 - 0.5 SE 1.3 ENE 0.0 - 0.4 ESE 0.6 SSE 0.4 ESE 

01.00-02.00 0.2 - 0.2 - 0.1 - 0.5 ESE 0.7 ESE 0.1 - 0.3 SE 

02.00-03.00 0.3 E 0.3 SE 1.2 ENE 1.9 ESE 0.1 - 0.4 SSW 0.5 E 

03.00-04.00 0.2 - 0.1 - 0.0 - 0.5 ENE 0.0 - 0.6 SSW 1.3 E 

04.00-05.00 0.3 ENE 0.2 - 0.0 - 0.4 SSE 0.3 ESE 0.2 - 0.2 - 

05.00-06.00 0.1 - 0.6 ENE 0.4 ESE 0.2 - 0.0 - 0.1 - 0.0 - 

06.00-07.00 0.2 - 1.2 ENE 1.4 ESE 0.1 - 0.2 - 0.3 S 0.0 - 

07.00-08.00 0.1 - 0.0 - 1.0 ESE 0.1 - 0.0 - 0.2 - 1.0 ESE 

08.00-09.00 0.1 - 0.7 ENE 0.0 - 1.5 ESE 0.9 ENE 0.1 - 0.8 E 

09.00-10.00 1.9 ENE 1.1 N 1.0 SSE 0.8 SE 0.0 - 0.1 - 0.2 - 

10.00-11.00 1.3 N 3.2 ENE 1.2 N 1.0 SE 0.7 N 0.8 E 1.0 SE 

11.00-12.00 2.2 SW 1.2 NE 1.6 ESE 1.3 SW 1.4 SE 1.3 ENE 0.3 ESE 

12.00-13.00 1.8 ENE 1.8 ENE 1.2 ENE 4.3 ENE 2.5 ENE 0.6 ESE 0.1 - 

หนวย m/s - m/s - m/s - m/s - m/s - m/s - m/s - 

ผังลม 

(Wind Rose) 

       

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-34 

                              
 

รูปท่ี 3.4-5  ผังลมบริเวณ หมู 3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  

ระหวางวันท่ี 26 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2566 

บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 

ชื่อผูตรวจวัด/บันทึก นายมงคล พลาทิพย  

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม นายศรายุทธ จิตรานนท ทะเบียนเลขท่ี ว-204-ค-4702 

ชื่อผูวิเคราะห นายวิชาญ ชุณหรัต ทะเบียนเลขท่ี ว-204-ค-6113 

เบอรโทรศัพท 0-2760-3000   

สรุปผลการตรวจวัด 
ทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใตคอนไปทางทิศตะวันออก 

ความเร็วลมสวนใหญ มีคาระหวาง <0.3-5.5 เมตรตอวินาที 

 

 

WS(m/s) % 
 > 10.0 0.00 
 8.0-10.0 0.00 
 5.5-8.0 0.00 
 3.3-5.5 2.38 
 1.7-3.3 8.33 
 0.3-1.7 61.31 
 Calms 27.98 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-35 

2) สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหวางป พ.ศ. 2564-2566  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 ไดดำเนินการตรวจวัดคา

ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง, กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุนละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จำนวน 2 สถานี ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมาบ

ยางพร และ หมู 3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั้งหมดมีคาอยูใน

เกณฑมาตรฐานทั ้งหมดรายละเอียดผลการเปรียบเทียบดังตารางท่ี 3.4-8 กราฟผลการเปรียบเทียบแสดงดัง            

รูปท่ี 3.4-6 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-36 

ตารางท่ี 3.4-8  สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหวางป พ.ศ. 2564-2566  

สถาน ี วันท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

NO2  

(ppm) 

SO2  

(ppm) 

TSP  

(mg/m3) 

คาเฉลี่ย 1  

ชั่วโมง 

คาเฉลี่ย 1  

ชั่วโมง 

คาเฉลี่ย 24  

ชั่วโมง 

คาเฉลี่ย 24  

ชั่วโมง 

โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบลมาบยางพร 

1-8 ก.พ. 64 0.0058-0.0295 0.0002-0.0064 0.0009-0.0028 0.112-0.201 

13-20 ส.ค. 64 0.0043-0.0245 0.0001-0.0070 0.0013-0.0027 0.034-0.165 

1-8 ก.พ. 65 0.0029-0.0224 0.0048-0.0066 0.0052-0.0055 0.100-0.190 

1-8 ส.ค. 65 0.009-0.032 0.003-0.006 0.004-0.005 0.021-0.045 

13-20 ก.พ. 66 0.008-0.031 0.003-0.009 0.007-0.008 0.143-0.329 

26 ส.ค.-2 ก.ย. 66 0.001-0.011 0.004-0.006 0.005 0.032-0.074 

หมู 3 ต.บอวิน  

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

1-8 ก.พ. 64 0.0061-0.0217 0.0002-0.0045 0.0013-0.0019 0.112-0.199 

13-20 ส.ค. 64 0.0022-0.0204 0.0002-0.0038 0.0012-0.0019 0.025-0.059 

1-8 ก.พ. 65 0.0024-0.0208 0.003-0.0046 0.0033-0.0037 0.070-0.118 

1-8 ส.ค. 65 <0.001-0.009 0.002-0.004 0.003 0.028-0.056 

13-20 ก.พ. 66 0.003-0.011 0.005-0.008 0.006-0.007 0.058-0.145 

26 ส.ค.-2 ก.ย. 66 0.002-0.019 0.001-0.003 0.002 0.031-0.051 

มาตรฐาน 0.1701/ 0.33/ 0.122/ 0.332/ 

มาตรฐาน : 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศ

โดยท่ัวไป 
2/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยท่ัวไป 
3/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544)  เรื่อง กำหนดมาตรฐานกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศ

ท่ัวไปในเวลา 1 ช่ัวโมง 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-37 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.4-6  กราฟแสดงผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-38 

3.4.2 แผนปฏิบัติการดานเสียง 

มาตรการกำหนดใหทำการตรวจวัดระดับเสียง ดังนี้ 

ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง, ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) จำนวน 

4 สถานี คือ ริมรั้วโครงการดานทิศเหนือ, ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันออก, ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันตก และริมรั้ว

โครงการดานทิศใต ทำการตรวจวัดอยางตอเนื่อง 72 ชั่วโมง ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุด ทุกๆ 6 เดือน ตลอด

ระยะเวลาดำเนินการ 

ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณ Control room ทุก 3 เดือน (ปละ 4 ครั้ง) ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

1) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไดดำเนินการ

ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง, ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) ระหวางวันท่ี 30 

สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2566 จำนวน 4 สถานี  ไดแก ริมรั ้วโครงการดานทิศเหนือ, ริมรั้วโครงการดานทิศ

ตะวันออก, ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันตก และริมรั้วโครงการดานทิศใต ภาพการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป แสดง

ตำแหนงการตรวจวัดดังรูปท่ี 3.4-7 และ ภาพท่ี 3.4-3 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 3.4-9 ซ่ึงสามารถ

สรุปผลการตรวจวัดไดดังนี้ 

(1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24) เม่ือนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศ 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาระดับ

เสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให ระดับเสียงเฉลี่ย 24 

ชั่วโมง มีคาไมเกิน 70 เดซิเบล(เอ) พบวา ทุกสถานีที่ทำการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กำหนด โดยแตละ

สถานีมีผลการตรวจวัดดังนี้ 

- ริมรั้วโครงการดานทิศเหนือ มีคาอยูระหวาง 66.2-66.6 เดซิเบล )เอ(  

- ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันออก มีคาอยูระหวาง 58.8-59.1 เดซิเบล )เอ(  

- ริมรั้วโครงการดานทิศใต มีคาอยูระหวาง 64.2-64.6 เดซิเบล )เอ(  

- ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันตก  มีคาอยูระหวาง 65.1-65.2 เดซิเบล )เอ(  

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-39 

(2) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ยังไมมีการกำหนดคามาตรฐานไว โดยแตละสถานีมีผลการ

ตรวจวัดดังนี้  

- ริมรั้วโครงการดานทิศเหนือ มีคาอยูระหวาง 72.6-72.8 เดซิเบล )เอ(  

- ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันออก มีคาอยูระหวาง 65.0-65.7 เดซิเบล )เอ(  

- ริมรั้วโครงการดานทิศใต มีคาอยูระหวาง 70.7-71.2 เดซิเบล )เอ(  

- ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันตก  มีคาอยูระหวาง 71.4-71.8 เดซิเบล )เอ(  

(3) ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) ยังไมมีการกำหนดคามาตรฐานไว โดยแตละสถานีมีผลการตรวจวัดดังนี้  

- ริมรั้วโครงการดานทิศเหนือ มีคาอยูระหวาง 65.8-66.1 เดซิเบล )เอ(  

- ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันออก มีคาอยูระหวาง 58.1-58.4 เดซิเบล )เอ(  

- ริมรั้วโครงการดานทิศใต มีคาอยูระหวาง 63.2-63.6 เดซิเบล )เอ(  

- ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันตก  มีคาอยูระหวาง 64.6-64.9 เดซิเบล )เอ(  

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                         หนา 3-40 

 

  
 

รูปท่ี 3.4-7  ตำแหนงการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป

บริเวณริมรั้วดานทิศเหนือ 

 

ริมรั้วโครงการดานทิศใต 

บริเวณริมรั้วดาน

ทิศตะวันออก 

 

บริเวณริมรั้วดาน

ทิศตะวันตก 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-41 

  

  

ริมรั้วโครงการดานทิศเหนือ ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันออก 

 

  

ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันตก  ริมรั้วโครงการดานทิศใต 

  

ภาพท่ี 3.4-3  แสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-42 

ตารางท่ี 3.4-9  สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป   
   โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

  ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
ชื่อสถานีตรวจวัด :  บริเวณริมรั้วโครงการดานทิศเหนือ ตำแหนงพิกัด UTM : GPS 47P 0731815, 1439045 

เวลา 
คาระดับเสียง (dB(A)) 

30-31 ส.ค. 66 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 66 1-2 ก.ย. 66 
09:00 น. - 10:00 น. 66.5 66.4 66.0 
10:00 น. - 11:00 น. 66.5 66.1 66.1 
11:00 น. - 12:00 น. 66.8 66.3 66.4 
12:00 น. - 13:00 น. 66.4 66.5 66.1 
13:00 น. - 14:00 น. 66.4 66.2 66.1 
14:00 น. - 15:00 น. 66.6 66.1 66.2 
15:00 น. - 16:00 น. 66.7 66.1 66.0 
16:00 น. - 17:00 น. 66.8 66.4 66.1 
17:00 น. - 18:00 น. 66.7 66.4 66.4 
18:00 น. - 19:00 น. 66.9 66.4 66.5 
19:00 น. - 20:00 น. 67.1 66.5 66.8 
20:00 น. - 21:00 น. 67.1 66.7 66.7 
21:00 น. - 22:00 น. 66.9 66.8 66.8 
22:00 น. - 23:00 น. 66.9 66.8 66.8 
23:00 น. - 00:00 น. 66.5 66.7 66.6 
00:00 น. - 01:00 น. 66.4 66.7 66.3 
01:00 น. - 02:00 น. 66.4 66.5 66.0 
02:00 น. - 03:00 น. 66.4 66.3 66.0 
03:00 น. - 04:00 น. 66.0 65.7 65.7 
04:00 น. - 05:00 น. 66.0 65.3 65.8 
05:00 น. - 06:00 น. 65.9 65.3 65.8 
06:00 น. - 07:00 น. 66.5 65.7 65.9 
07:00 น. - 08:00 น. 66.4 66.0 66.0 
08:00 น. - 09:00 น. 66.1 66.1 66.2 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24) 66.6 66.3 66.2 
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 88.1 85.2 92.7 

ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 72.8 72.6 72.6 
ระดับเสียงพ้ืนฐาน(L90) 66.1 65.9 65.8 
คามาตรฐาน 24 ชั่วโมง 70 

คามาตรฐานสูงสุด 115 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป  

             : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตวัอยาง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 

ผูเก็บตัวอยาง/บันทึก นายสันติ  ชัยชนะ   

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม นายสุพจน สลามเตะ ทะเบียนเลขท่ี  ว-225-ค-6523 

ชื่อผูวิเคราะห นางสาวธนิตา กุลสุริวงศ ทะเบียนเลขท่ี  ว-323-จ-9447 

เบอรโทรศัพท 0-3304-8555    



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-43 

ตารางท่ี 3.4-9 (ตอ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป   
   โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

  ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
ชื่อสถานีตรวจวัด : ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันออก ตำแหนงพิกัด UTM : 47P 0731845, 1438871 

เวลา 
คาระดับเสียง (dB(A)) 

30-31 ส.ค. 66 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 66 1-2 ก.ย. 66 
10:00 น. - 11:00 น. 60.3 59.0 58.5 
11:00 น. - 12:00 น. 59.4 59.7 58.4 
12:00 น. - 13:00 น. 59.5 59.3 58.7 
13:00 น. - 14:00 น. 59.0 59.0 59.0 
14:00 น. - 15:00 น. 59.5 58.8 59.1 
15:00 น. - 16:00 น. 59.1 59.5 60.0 
16:00 น. - 17:00 น. 59.1 59.3 59.3 
17:00 น. - 18:00 น. 60.5 59.2 59.5 
18:00 น. - 19:00 น. 59.1 58.5 59.2 
19:00 น. - 20:00 น. 58.8 58.6 58.8 
20:00 น. - 21:00 น. 58.9 58.8 58.7 
21:00 น. - 22:00 น. 58.7 59.7 58.8 
22:00 น. - 23:00 น. 58.7 59.7 58.6 
23:00 น. - 00:00 น. 58.7 59.6 58.6 
00:00 น. - 01:00 น. 58.3 59.1 58.1 
01:00 น. - 02:00 น. 58.4 59.1 58.3 
02:00 น. - 03:00 น. 58.2 59.0 58.3 
03:00 น. - 04:00 น. 58.7 59.4 58.8 
04:00 น. - 05:00 น. 58.7 59.3 59.0 
05:00 น. - 06:00 น. 58.4 59.1 58.5 
06:00 น. - 07:00 น. 59.1 59.3 58.9 
07:00 น. - 08:00 น. 59.0 58.5 58.9 
08:00 น. - 09:00 น. 58.5 58.2 58.2 
09:00 น. - 10:00 น. 58.8 58.3 58.3 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24) 59.0 59.1 58.8 
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 84.2 81.6 84.1 

ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 65.1 65.7 65.0 
ระดับเสียงพ้ืนฐาน(L90) 58.2 58.4 58.1 
คามาตรฐาน 24 ชั่วโมง 70 

คามาตรฐานสูงสุด 115 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป  

             : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 

ผูเก็บตัวอยาง/บันทึก นายสันติ  ชัยชนะ   

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม นายสุพจน สลามเตะ ทะเบียนเลขท่ี  ว-225-ค-6523 

ชื่อผูวิเคราะห นางสาวธนิตา กุลสุริวงศ ทะเบียนเลขท่ี  ว-323-จ-9447 

เบอรโทรศัพท 0-3304-8555    



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-44 

ตารางท่ี 3.4-9 (ตอ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป   
   โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

  ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
ชื่อสถานีตรวจวัด : ริมรั้วโครงการดานทิศใต ตำแหนงพิกัด UTM : 47P 0731782, 1438866 

เวลา 
คาระดับเสียง (dB(A)) 

30-31 ส.ค. 66 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 66 1-2 ก.ย. 66 
10:00 น. - 11:00 น. 64.3 64.1 63.9 
11:00 น. - 12:00 น. 63.9 64.1 63.5 
12:00 น. - 13:00 น. 63.9 64.0 63.5 
13:00 น. - 14:00 น. 64.5 64.0 64.1 
14:00 น. - 15:00 น. 64.9 64.7 64.5 
15:00 น. - 16:00 น. 64.9 65.2 64.5 
16:00 น. - 17:00 น. 65.4 65.4 65.0 
17:00 น. - 18:00 น. 64.4 63.5 64.0 
18:00 น. - 19:00 น. 65.0 64.7 64.6 
19:00 น. - 20:00 น. 65.2 64.4 64.8 
20:00 น. - 21:00 น. 64.6 64.3 64.2 
21:00 น. - 22:00 น. 64.6 64.2 64.2 
22:00 น. - 23:00 น. 64.1 64.6 63.7 
23:00 น. - 00:00 น. 64.0 64.6 63.6 
00:00 น. - 01:00 น. 63.8 64.6 63.4 
01:00 น. - 02:00 น. 63.8 64.4 63.4 
02:00 น. - 03:00 น. 63.9 64.2 63.5 
03:00 น. - 04:00 น. 64.8 65.0 64.4 
04:00 น. - 05:00 น. 64.5 64.7 64.3 
05:00 น. - 06:00 น. 64.2 64.4 64.0 
06:00 น. - 07:00 น. 66.9 66.2 66.7 
07:00 น. - 08:00 น. 64.6 65.0 64.4 
08:00 น. - 09:00 น. 64.4 65.6 64.2 
09:00 น. - 10:00 น. 64.0 64.5 63.8 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24) 64.6 64.6 64.2 
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 88.9 88.1 88.7 

ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 71.0 71.2 70.7 
ระดับเสียงพ้ืนฐาน(L90) 63.6 63.5 63.2 
คามาตรฐาน 24 ชั่วโมง 70 

คามาตรฐานสูงสุด 115 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป  

             : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 

ผูเก็บตัวอยาง/บันทึก นายสันติ  ชัยชนะ   

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม นายสุพจน สลามเตะ ทะเบียนเลขท่ี  ว-225-ค-6523 

ชื่อผูวิเคราะห นางสาวธนิตา กุลสุริวงศ ทะเบียนเลขท่ี  ว-323-จ-9447 

เบอรโทรศัพท 0-3304-8555    



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-45 

ตารางท่ี 3.4-9 (ตอ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป   
   โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

  ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
ชื่อสถานีตรวจวัด : ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันตก ตำแหนงพิกัด UTM : 47P 0731721, 1438904 

เวลา 
คาระดับเสียง (dB(A)) 

30-31 ส.ค. 66 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 66 1-2 ก.ย. 66 
10:00 น. - 11:00 น. 64.5 64.4 65.1 
11:00 น. - 12:00 น. 65.3 64.5 65.2 
12:00 น. - 13:00 น. 64.6 64.5 64.9 
13:00 น. - 14:00 น. 65.4 65.1 65.1 
14:00 น. - 15:00 น. 64.6 64.5 64.7 
15:00 น. - 16:00 น. 65.0 64.7 64.8 
16:00 น. - 17:00 น. 65.5 65.7 65.3 
17:00 น. - 18:00 น. 65.3 65.2 65.3 
18:00 น. - 19:00 น. 65.9 65.3 66.1 
19:00 น. - 20:00 น. 65.3 64.8 65.7 
20:00 น. - 21:00 น. 65.1 64.6 65.1 
21:00 น. - 22:00 น. 65.1 65.1 65.1 
22:00 น. - 23:00 น. 65.2 65.3 65.1 
23:00 น. - 00:00 น. 65.1 65.4 65.0 
00:00 น. - 01:00 น. 64.8 65.3 65.0 
01:00 น. - 02:00 น. 64.8 65.4 65.0 
02:00 น. - 03:00 น. 64.7 65.3 65.0 
03:00 น. - 04:00 น. 64.8 65.5 65.1 
04:00 น. - 05:00 น. 65.1 65.7 65.4 
05:00 น. - 06:00 น. 65.0 65.6 65.0 
06:00 น. - 07:00 น. 65.2 65.7 65.1 
07:00 น. - 08:00 น. 65.1 65.6 64.9 
08:00 น. - 09:00 น. 65.0 65.7 65.0 
09:00 น. - 10:00 น. 64.6 65.9 64.9 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24) 65.1 65.2 65.1 
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 95.6 97.7 96.7 

ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 71.4 71.8 71.5 
ระดับเสียงพ้ืนฐาน(L90) 64.6 64.9 64.8 
คามาตรฐาน 24 ชั่วโมง 70 

คามาตรฐานสูงสุด 115 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป  

             : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 

ผูเก็บตัวอยาง/บันทึก นายสันติ  ชัยชนะ   

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม นายสุพจน สลามเตะ ทะเบียนเลขท่ี  ว-225-ค-6523 

ชื่อผูวิเคราะห นางสาวธนิตา กุลสุริวงศ ทะเบียนเลขท่ี  ว-323-จ-9447 

เบอรโทรศัพท 0-3304-8555    

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-46 

2) สรุปผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยท่ัวไป ระหวางป พ.ศ. 2564-2566  

       การติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณรอบโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2  บริษัท 

โกลว เอสพีพี 11 จำกัด ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง, ระดับเสียง

กลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงพื้นฐาน (L90) จำนวน 4 สถานี  ไดแก ริมรั้วโครงการดานทิศเหนือ, ริมรั้ว

โครงการดานทิศตะวันออก, ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันตก และริมรั้วโครงการดานทิศใต พบวา ทุกสถานีที่ทำการ

ตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กำหนดทั้งหมด และมีคาใกลเคียงกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผานมา รายละเอียดผล

การเปรียบเทียบดังตารางท่ี 3.4-10 กราฟผลการเปรียบเทียบแสดงดังรูปท่ี 3.4-8 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-47 

ตารางท่ี 3.4-10 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ระหวางป พ.ศ. 2564-2566                      

สถาน ี วันท่ีตรวจวัด 
ระดับเสียง (dB(A)) 

Leq 24 ชม. Ldn L90 

ริมรั้วโครงการดานทิศเหนือ 2-5 ก.พ. 64 66.7-69.1 72.4-73.1 65.6-65.8 

13-16 ส.ค. 64 69.7-69.8 76.0-76.2 69.3-69.5 

1-4 ก.พ. 65 66.1-66.4 72.3-72.6 65.5-65.8 

4-7 ส.ค. 65 66.7-67.2 72.9-73.5 66.4-66.5 

23-26 ก.พ. 66 64.7-64.8 70.8-71.0 63.1-63.7 

31 ส.ค. - 1 ก.ย. 66 66.2-66.6 72.6-72.8 65.8-66.1 

ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันออก 2-5 ก.พ. 64 60.5-63.0 66.6-67.3 59.6-59.7 

13-16 ส.ค. 64 57.3-58.7 63.6-64.1 56.4-57.0 

1-4 ก.พ. 65 58.5 -58.8 64.3-64.5 56.6-56.8 

4-7 ส.ค. 65 59.0-59.2 65.1-65.5 58.2-58.4 

23-26 ก.พ. 66 64.7-65.7 70.8-72.3 63.1-64.8 

31 ส.ค. - 1 ก.ย. 66 58.8-59.1 65.0-65.7 58.1-58.4 

ริมรั้วโครงการดานทิศใต 2-5 ก.พ. 64 67.4-67.6 73.9-74.2 66.7-67.0 

13-16 ส.ค. 64 66.7-67.3 73.3-73.6 66.2-66.6 

1-4 ก.พ. 65 67.5-68.0 73.9-74.5 66.5-67.1 

4-7 ส.ค. 65 67.7-68.2 74.4-74.7 67.1-67.8 

23-26 ก.พ. 66 65.5-65.6 71.8-71.9 64.8-64.9 

31 ส.ค. - 1 ก.ย. 66 64.2-64.6 70.7-71.2 63.2-63.6 

ริมรั้วโครงการดานทิศตะวันตก 2-5 ก.พ. 64 63.4-63.7 70.0-70.3 62.9-63.2 

13-16 ส.ค. 64 65.5-66.6 72.3-72.9 65.2-65.8 

1-4 ก.พ. 65 65.5-65.7 72.0-72.3 65.1-65.2 

4-7 ส.ค. 65 64.2-64.7 70.8-71.1 63.5-64.0 

23-26 ก.พ. 66 65.0-65.1 71.4-71.5 64.6-64.6 

31 ส.ค. - 1 ก.ย. 66 65.1-65.2 71.4-71.8 64.6-64.9 

คามาตรฐาน 70 - - 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

พ.ศ. 2548 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-48 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

รูปท่ี 3.4-8 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-49 

3) ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ช่ัวโมง  

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียง Leq เฉลี่ย 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 และ วันที่ 1  

พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริเวณ Control room แสดงตำแหนงการตรวจวัดดังภาพท่ี 3.4-4 รายละเอียดผลการตรวจวัด

แสดงดังตารางท่ี 3.4-11 ซ่ึงสามารถสรุปผลการตรวจวัดไดดังนี้ 

- Control room มีคาเทากับ 64.0 และ 62.3 เดซิเบล(เอ) 

เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ

คุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดให 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 90 เดซิเบล(เอ) พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด 

 

  

  

Control room 

  

ภาพท่ี 3.4-4  แสดงการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-50 

ตารางท่ี 3.4-11     สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

   ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

ชื่อสถานีตรวจวัด : Control room ตำแหนงพิกัด UTM : 47P 0731721, 1438904 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ 

สภาวะแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2546 หมวด 3 เสียง  
 

บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 

ผูเก็บตัวอยาง/บันทึก นายณรนนท ตะทองคำ   

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม นายสุพจน สลามเตะ ทะเบียนเลขท่ี  ว-323-ค-9444 

ชื่อผูวิเคราะห นางสาวธนิตา กุลสุริวงศ ทะเบียนเลขท่ี  ว-323-จ-9447 

เบอรโทรศัพท 0-2760-3000    

สรุปผลการตรวจวัด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด 

 

เวลา 

คาระดับเสียง (dB(A)) 

29 ส.ค. 66 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง  

(Leq 8 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

08:00 - 09:00 น. 63.9 82.5 

09:00 - 10:00 น. 64.7 81.4 

10:00 - 11:00 น. 62.5 78.4 

11:00 - 12:00 น. 61.2 71.4 

12:00 - 13:00 น. 62.5 74.6 

13:00 - 14:00 น. 64.7 79.7 

14:00 - 15:00 น. 66.2 77.5 

15:00 - 16:00 น. 64.4 77.4 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชม. (Leq 8 hr.) 64.0 - 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - 82.5 

คามาตรฐาน 90 140 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-51 

ตารางท่ี 3.4-11 (ตอ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

   ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

ชื่อสถานีตรวจวัด : Control room ตำแหนงพิกัด UTM : 47P 0731721, 1438904 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ 

สภาวะแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2546 หมวด 3 เสียง  
 

บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 

ผูเก็บตัวอยาง/บันทึก นายณัฐกานต  วงศอินทรอยู   

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม นายสุพจน สลามเตะ ทะเบียนเลขท่ี  ว-323-ค-9444 

ชื่อผูวิเคราะห นางสาวธนิตา กุลสุริวงศ ทะเบียนเลขท่ี  ว-323-จ-9447 

เบอรโทรศัพท 0-2760-3000    

สรุปผลการตรวจวัด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 

คาระดับเสียง (dB(A)) 

18 พ.ค. 66 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง  

(Leq 8 hrs) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

09:48 - 10:48 น. 64.0 81.2 

10:48 - 11:48 น. 63.1 78.0 

11:48 - 12:48 น. 62.4 79.8 

12:48 - 13:48 น. 61.8 70.9 

13:48 - 14:48 น. 61.8 79.1 

14:48 - 15:48 น. 61.0 73.4 

15:48 - 16:48 น. 62.1 76.6 

16:48 - 17:48 น. 61.0 73.5 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชม. (Leq 8 hr.) 62.3 - 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - 81.2 

คามาตรฐาน 90 140 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-52 

4) สรุปผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉล่ีย 8 ช่ัวโมง ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 

การตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงานของโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2  บริษัท โกลว เอสพีพี 

11 จำกัด ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 โดยดำเนินการตรวจวัดระดับเสียง Leq เฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณ Control room 

เมื่อนำผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุมครองความ

ปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดให ระดับเสียง

เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 90 เดซิเบล(เอ) พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กำหนดรายละเอียดผลการเปรียบเทียบ

ดังตารางท่ี 3.4-12 กราฟผลการเปรียบเทียบแสดงดังรูปท่ี 3.4-9  

 

ตารางท่ี 3.4-12  สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 

วันท่ีตรวจวัด 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (เดซิเบล(เอ)) 

Control room 

4 ก.พ. 64 67.6 

1 มิ.ย. 64 58.1 

17 ส.ค. 64 64 

21 ธ.ค. 64 67.6 

2 ก.พ. 65 62.1 

14 มิ.ย. 65 61.1 

2 ส.ค. 65 64.4 

9 พ.ย. 65 61.9 

23 ก.พ. 66 59.9 

18 พ.ค. 66 73.8 

29 ส.ค. 66 64.0 

1 พ.ย. 66 62.3 

คามาตรฐาน 90 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ สภาวะ

แวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2546 หมวด 3 เสียง  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-53 

 

 
 

รูปท่ี 3.4-9  กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                  หนา 3-54 

3.4.3 แผนปฏิบัติการดานคุณภาพน้ำผิวดิน 

มาตรการกำหนดใหดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิง บริเวณบอพักน้ำท้ิง ไดแก อัตราการไหล (Flow 

rate), อุณหภูมิ (Temperature), คาการนำไฟฟา (Conductivity), คาบีโอดี (BODs), น้ำมันและไขมัน (Oil and 

Grease), ของแข็งแขวนลอย (SS), คลอรีนอิสระ (Free chlorine) และ โลหะหนัก (แคดเมียม, ตะกั่ว และปรอท) 

ตรววจวัดทุก 1 เดือน 

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566  บริเวณบอพักน้ำท้ิง 

แสดงตำแหนงการตรวจวัดดังรูปท่ี 3.4-10 และ ภาพท่ี 3.4-5 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 3.4-13 

ซ่ึงสามารถสรุปผลการตรวจวิเคราะหไดดังนี้ 

(1) อัตราการไหล (Flow rate) มีคาอยูในชวงระหวาง 27.48-70.10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

(2) อุณหภูมิ (Temperature) มีคาอยูในชวงระหวาง 32.5-36.3 องศาเซลเซียส 

(3) ความเปนกรด-ดาง (pH) มีคาอยูในชวงระหวาง 7.3-7.8  

(4) คาการนำไฟฟา มีคาอยูในชวงระหวาง 1,411-2,023 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร 

(5) บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ <2 มิลลิกรัมตอลิตร 

(6) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีคาอยูในชวงระหวาง <1-2 มิลลิกรัมตอลิตร 

(7) ของแข็งแขวนลอย (SS) มีคาอยูในชวงระหวาง 7-20 มิลลิกรัมตอลิตร 

(8) คลอรีนอิสระ (Free chlorine) มีคาอยูในชวงระหวาง <0.005-0.42 มิลลิกรัมตอลิตร 

(9) แคดเมียม มีคาเทากับ ND มิลลิกรัมตอลิตร 

(10) ตะก่ัว มีคาอยูในชวงระหวาง <0.0005-0.007 มิลลิกรัมตอลิตร 

(11) ปรอท มีคาเทากับ ND มิลลิกรัมตอลิตร 

เมื ่อนำผลการตรวจวิเคราะหมาเปรียบเทียบกับคาควบคุมคุณภาพน้ำทิ ้งตามขอกำหนดของเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค พบวา ผลการตรวจวิเคราะหทั้งหมดมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานกำหนด 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                         หนา 3-55 

 

  
 

รูปท่ี 3.4-10  ตำแหนงการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง

บอพักน้ำท้ิง 

(Holding Pond) 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด         หนา 3-56 

 

  

 
 

 
บริเวณบอพักน้ำท้ิง 

 

ภาพท่ี 3.4-5  แสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                       หนา 3-57 

ตารางท่ี 3.4-13 สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากบอพักน้ำท้ิง 

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

   ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

ผลการตรวจวิเคราะห 

อัตราการไหล อุณหภูม ิ ความเปนกรด-ดาง คาการนำไฟฟา บีโอดี น้ำมันและไขมนั ของแข็งแขวนลอย คลอรีนอิสระ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท 

m3/hr ๐C - µS/cm mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

6 ก.ค. 66 27.48 36.3 7.6 1,582 <2.0 1 16 0.42 ND(<0.0003) 0.0005 ND(<0.0001) 

3 ส.ค. 66 70.10 34.7 7.8 1,767 <2.0 1 13 <0.05 ND(<0.0003) 0.0007 ND(<0.0001) 

7 ก.ย. 66 45.17 33.9 7.4 2,023 <2.0 2 7 <0.05 ND(<0.0003) 0.0007 ND(<0.0001) 

5 ต.ค. 66 42.65 32.5 7.7 1,411 <2.0 2 12 <0.05 ND(<0.0003) <0.0005 ND(<0.0001) 

2 พ.ย. 66 44.97 33.0 7.4 1,938 <2.0 <1 20 0.15 ND(<0.0003) 0.0006 ND(<0.0001) 

7 ธ.ค. 66 34.53 32.9 7.3 1,638 <2.0 2 18 <0.05 ND(<0.0003) 0.0005 ND(<0.0001) 

คาต่ำสุด 27.48 32.5 7.3 1,411 <2 <1 7 <0.005 ND <0.0005 ND 

คาสูงสุด 70.10 36.3 7.8 2,023 <2 2 20 0.42 ND 0.007 ND 

คามาตรฐาน - 45 5.5-9.0 - 500 10 200 1 0.03 0.2 0.005 

มาตรฐาน :    คาควบคุมคุณภาพน้ำท้ิงตามขอกำหนดของเขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิรนอินดัสเตรยีลพารค 

หมายเหตุ :    ND (Not Detected) หมายถึง ไมสามารถตรวจพบได ตามวิธีการตรวจสอบท่ีกำหนด 

บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 

ผูเก็บตัวอยาง/บันทึก นายพิทยา ทองแตง   

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม นายเดช ชางชน ทะเบียนเลขท่ี  ว-225-ค-5283 

ชื่อผูวิเคราะห นางสาวนฤมล บรรจงกิจ ทะเบียนเลขท่ี  ว-225-จ-5284 

เบอรโทรศัพท 0-3304-8555    

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด          หนา 3-58 

2) สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิง ระหวางป พ.ศ. 2564-2566  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2  บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 ไดทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบริเวณบอพักน้ำทิ้ง โดยตรวจวัดพารามิเตอร

ตามที่มาตรการกำหนด เมื่อนำผลการตรวจวิเคราะหมาเปรียบเทียบกับเกณฑควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งตามขอกำหนด

ของเขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค พบวา ผลการตรวจวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑ

ควบคุมที ่กำหนด รายละเอียดผลการเปรียบเทียบดังตารางท่ี 3.4-14 กราฟผลการเปรียบเทียบแสดงดัง            

รูปท่ี 3.4-11



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                       หนา 3-59 

ตารางท่ี 3.4-14 สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากบอพักน้ำท้ิง  ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

ผลการตรวจวิเคราะห 

อัตราการไหล อุณหภูม ิ ความเปนกรด-ดาง คาการนำไฟฟา บีโอดี น้ำมันและไขมนั ของแข็งแขวนลอย คลอรีนอิสระ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท 

m3/hr ๐C - µS/cm mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

7 ม.ค. 64 25.0 32.2 8.17 1659 4.5 ND(<0.5) 21 0.14 ND(<0.001) ND (<0.008) ND(<0.0005) 

4 ก.พ. 64 15.0 31.2 8.04 1980 1.1 ND(<0.5) 10 ND(<0.03) ND(<0.001) ND (<0.008) 0.0007 

4 มี.ค. 64 28.0 33.4 7.77 2240 2 ND(<0.5) 18 0.04 ND(<0.001) ND (<0.008) ND(<0.0005) 

1 เม.ย. 64 20.0 32.8 7.83 1601 24 ND(<0.5) 18 ND(<0.03) ND(<0.001) ND (<0.008) ND(<0.0005) 

6 พ.ค. 64 25.0 32.7 8.25 1678 <1.0 ND(<0.5) 24 ND(<0.03) ND(<0.001) ND (<0.008) ND(<0.0005) 

4 มิ.ย. 64 25.0 32.1 7.62 1394 1.9 ND(<0.5) 19,0 ND(<0.03) ND(<0.001) ND (<0.008) ND(<0.0005) 

1 ก.ค. 64 21.2 32.8 7.85 1596 1.9 ND(<0.5) 12 ND(<0.03) ND(<0.001) ND (<0.008) ND(<0.0005) 

5 ส.ค. 64 25.0 33.2 8.08 1571 3.3 ND(<0.5) 30 ND(<0.03) ND(<0.001) ND (<0.008) ND(<0.0005) 

7 ก.ย. 64 28.5 31.3 7.54 1239 1 ND(<0.5) 17 ND(<0.03) ND(<0.001) ND (<0.008) ND(<0.0005) 

7 ต.ค. 64 24.7 32.4 7.96 1655 3.9 ND(<0.5) <5 ND(<0.03) ND(<0.001) ND (<0.008) ND(<0.0005) 

4 พ.ย. 64 25.0 33.3 7.66 1749 <1.0 ND(<0.5) 16 ND(<0.03) ND(<0.001) ND (<0.008) ND(<0.0005) 

21 ธ.ค. 64 10.0 31.9 7.38 1609 1 ND(<0.5) <5 ND(<0.03) ND(<0.001) ND (<0.008) ND(<0.0005) 

6 ม.ค. 65 20.0 33.0 7.48 1584 1.3 ND(<0.5) 6 ND(<0.03) ND(<0.001) ND (<0.008) ND(<0.0005) 

3 ก.พ. 65 20.0 32.9 7.47 1555 1.1 ND(<0.5) 8 ND(<0.03) ND(<0.001) ND (<0.008) ND(<0.0005) 

3 มี.ค. 65 25.0 32.4 7.29 1869 <1.0 ND(<0.5) 70 ND(<0.03) ND(<0.001) ND (<0.008) ND(<0.0005) 

7 เม.ย. 65 25.0 33.8 7.35 1743 1.1 ND(<0.5) 7 0.5 ND(<0.001) <0.03 ND(<0.0005) 

5 พ.ค. 65 20.0 33.5 7.82 1593 1.2 ND(<0.5) 6 0.06 ND(<0.001) ND (<0.008) ND(<0.0005) 

2 มิ.ย. 65 45.0 33.6 7.63 1385 <1.0 ND(<0.5) <5 ND(<0.03) ND(<0.001) <0.03 ND(<0.0005) 

คามาตรฐาน - 45 5.5-9.0 - 500 10 200 1 0.03 0.2 0.005 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                       หนา 3-60 

ตารางท่ี 3.4-14 (ตอ) สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากบอพักน้ำท้ิง  ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 

ผลการตรวจวิเคราะห 

อัตราการไหล อุณหภูม ิ ความเปนกรด-ดาง คาการนำไฟฟา บีโอดี น้ำมันและไขมนั ของแข็งแขวนลอย คลอรีนอิสระ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท 

m3/hr ๐C - µS/cm mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

7 ก.ค. 65 25 35.2 7.2 1,526 <2.0 1 10 0.08 ND(<0.0003) 0.0006 ND(<0.0001) 

4 ส.ค. 65 38.8 33.9 7.7 1,473 <2.0 <1 11 <0.05 ND(<0.0003) <0.0005 ND(<0.0001) 

1 ก.ย. 65 40.5 33.8 7.8 1,572 <2.0 <1 17 <0.05 ND(<0.0003) <0.0005 ND(<0.0001) 

6 ต.ค. 65 10 31.2 7.3 1,209 <2.0 1 7 <0.05 ND(<0.0003) ND(<0.0003) ND(<0.0001) 

3 พ.ย. 65 7.59 31.8 7.5 1,575 <2.0 <1 8 <0.05 ND(<0.0003) 0.0008 ND(<0.0001) 

1 ธ.ค. 65 0 31.4 7.5 1,569 <2.0 1 20 <0.05 ND(<0.0003) <0.0005 ND(<0.0001) 

5 ม.ค. 66 46.64 32.6 7.6 1,526 <2.0 2 9 0.3 ND(<0.0003) <0.0005 ND(<0.0001) 

2 ก.พ. 66 40.0 34.0 6.9 1,473 <2.0 2 13 <0.05 ND(<0.0003) 0.002 ND(<0.0001) 

2 มี.ค. 66 39.0 32.7 7.5 1,572 <2.0 2 8 0.14 ND(<0.0003) 0.0006 ND(<0.0001) 

7 เม.ย. 66 23.2 29.1 7.1 1,209 <2.0 2 19 0.8 ND(<0.0003) 0.004 <0.0005 

5 พ.ค. 66 25.8 36.6 7.4 1,575 <2.0 1 13 <0.05 ND(<0.0003) 0.0007 ND(<0.0001) 

1 มิ.ย. 66 23.54 37.0 7.6 1,569 <2.0 1 16 <0.05 ND(<0.0003) 0.0009 <0.0005 

6 ก.ค. 66 27.48 36.3 7.6 1,582 <2.0 1 16 0.42 ND(<0.0003) 0.0005 ND(<0.0001) 

3 ส.ค. 66 70.10 34.7 7.8 1,767 <2.0 1 13 <0.05 ND(<0.0003) 0.0007 ND(<0.0001) 

7 ก.ย. 66 45.17 33.9 7.4 2,023 <2.0 2 7 <0.05 ND(<0.0003) 0.0007 ND(<0.0001) 

5 ต.ค. 66 42.65 32.5 7.7 1,411 <2.0 2 12 <0.05 ND(<0.0003) <0.0005 ND(<0.0001) 

2 พ.ย. 66 44.97 33.0 7.4 1,938 <2.0 <1 20 0.15 ND(<0.0003) 0.0006 ND(<0.0001) 

7 ธ.ค. 66 34.53 32.9 7.3 1,638 <2.0 2 18 <0.05 ND(<0.0003) 0.0005 ND(<0.0001) 

คามาตรฐาน - 45 5.5-9.0 - 500 10 200 1 0.03 0.2 0.005 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                       หนา 3-61 

มาตรฐาน :    คาควบคุมคุณภาพน้ำท้ิงตามขอกำหนดของเขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิรนอินดัสเตรยีลพารค 

หมายเหตุ :    ND (Not Detected) หมายถึง ไมสามารถตรวจพบได ตามวิธีการตรวจสอบท่ีกำหนด 

ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท ซีคอท จำกัด 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                 หนา 3-62 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.4-11 กราฟแสดงสรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากบอพักน้ำท้ิง ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                 หนา 3-63 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.4-11 (ตอ) กราฟแสดงสรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากบอพักน้ำท้ิง  

ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                 หนา 3-64 

 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.4-11 (ตอ) กราฟแสดงสรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากบอพักน้ำท้ิง 

ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                 หนา 3-65 

3.4.4 แผนปฏิบัติการดานคมนาคม 

มาตรการกำหนดใหทำการบันทึกจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดปนจากการคมนาคมขนสง ของโรงไฟฟาในแตละ

เดือน 

โรงไฟฟาไดดำเนินการจดบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการคมนาคม-ขนสงทุกครั้ง โดยระหวางเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไมพบวามีอุบัติเหตุเกิดข้ึนจากการดำเนินงานของโรงไฟฟาแตอยางใด รายละเอียด

ดังแสดงในภาคผนวก ข-12 

 

3.4.5 แผนปฏิบัติการดานการจัดการกากของเสีย 

มาตรการกำหนดใหทำการบันทึกชนิดและปริมาณขยะทั่วไปและของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของ

โรงไฟฟาเปนประจำทุกเดือน 

โรงไฟฟาไดดำเนินการจดบันทึกชนิดและปริมาณขยะทั่วไป และของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของ

โรงไฟฟาเปนประจำทุกเดือน โดยระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังภาคผนวก ข-14  

 

3.4.6 แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ-สังคม 

มาตรการกำหนดใหทำการสำรวจสภาพเสรบฐกิจ-สังคม ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน ใน

พื้นที่ใกลเคียงพื้นที่โครงการ ปละ 1 ครั้ง โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กลุมผูนำชุมชน และ

ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีศึกษา โดยสุมตัวอยางครัวเรือนในพ้ืนท่ีท่ีอยูภายในรัศมี พ้ืนท่ีศึกษา 5 กิโลเมตร 

ซึ่งอยูในแนวทิศทางลมและใกลแหลงนํ้าธรรมชาติ ซึ่งคาดวาอาจไดรับผลกระทบในดานปจจัยสิ่งแวดลอมตางๆ 

จากการพัฒนาโครงการ ไดแก อบต. มาบยางพร อบต. ปลวกแดง และ อบต. บอวิน อำเภอศรีราชา ปละ 1 ครั้ง  

3.4.6.1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนในพ้ืนท่ี ใกลเคียงพ้ืนท่ี

โครงการ 

บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด ไดดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ

ของประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงพื้นที่โครงการ โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุมผูนำชุมชน 

และผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่สำรวจ ซ่ึงคาดวาจะไดรับผลกระทบจากการดำเนินกิจการของโรงไฟฟา

โดยตรง โดยในป พ.ศ. 2566 ดำเนินการสำรวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็น ในชวงระหวางวันที่ 7-8 

กันยายน พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังภาคผนวก ค-5 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                 หนา 3-66 

3.4.7 แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

มาตรการกำหนดใหดำเนินการดานสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนี้ 

- รวบรวมผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำป ไดแก การตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไป และการตรวจ

สุขภาพพิเศษใหกับพนักงานท่ีปฏิบัติงานเสี่ยงอันตราย ปละ 1 ครั้ง  

- รวบรวมบันทึกสถิติอุบัติเหตุ และสถิติผูปวยทุกครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยในทุกๆ เดือน  

- รวบรวมสถิติดานสุขภาพและการเจ็บปวยของประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงไฟฟา ปละ 1 ครั้ง 

- ตรวจวัดสารเคมีตางๆ ภายในสถานประกอบการ ปละ 1 ครั้ง 

3.4.7.1 การตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำป พ.ศ. 2566 

 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด จัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานกอนเริ ่มงานและตรวจสุขภาพ

พนักงานทุกคนเปนประจำทุกป โดยระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไมมีพนักงานใหมเขาใหม  

 โดยในป พ.ศ. 2566 บริษัทไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำป ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม-30 

มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ซึ่งมีผูเขารับการตรวจทั้งสิ้น 40 คน ผลการตรวจสุขภาพ

พนักงาน พบวาพนักงานสวนใหญมีสุขภาพท่ัวไปอยูในเกณฑปกติ และมีพนักงานบางสวนมีสุขภาพอยูในเกณฑเฝา

ระวัง ซึ่งโครงการมีมาตรการในการติดตามตรวจสอบและเฝาระวังสำหรับพนักงานอยางตอเนื่อง สวนพนักงานที่มี

ผลผิดปกติ โครงการไดดำเนินการสงพนักงานตรวจซ้ํา รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข-7 

3.4.7.2 สถิติอุบัติเหตุ และสถิติผูปวย 

 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด ไดทำการจดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนภายใน

โรงไฟฟาไวัทุกครั้ง โดยระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไมมีอุบัติเหตุและความเสียหายเกิดข้ึนภายใน

โครงการ รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3.4-15 และภาคผนวก ข-12 

ตารางท่ี 3.4-15 สรุปสถิติอุบัติเหตุ ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ประเภทของอุบัติเหตุ 
สถิติอุบัติเหตุประจำป พ.ศ. 2566 (คร้ัง) 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. อุบัติเหตุท่ีทำใหเสียชีวิต 0 0 0 0 0 0 

2. อุบัติเหตุท่ีทำใหหยุดงาน 0 0 0 0 0 0 

3. อุบัติเหตุท่ีตองรักษาพยาบาลโดยแพทย 0 0 0 0 0 0 

4. อุบัติเหตุท่ีตองทำการปฐมพยาบาลข้ันตน 0 0 0 0 0 0 

ท่ีมา : บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด, มกราคม พ.ศ. 2567 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                 หนา 3-67 

3.4.7.3 สถิติดานสุขภาพและการเจ็บปวยของประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงไฟฟา 

มาตรการกำหนดใหรวบรวมสถิติดานสุขภาพและการเจ็บปวยของประชาชนของชุมชนใกลเคียงโดย

ดำเนินการปละ 1 ครั้ง 
โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ไดทำการรวบรวมสถิติดานสุขภาพและการเจ็บปวยของ

ประชาชนของชุมชนใกลเคียง ของโรงพยาบาลปลวกแดง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานบอวิน 

รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ค-6 และสามารถสรุปสถิติการเจ็บปวย 3 ลำดับแรกไดดังนี้ 

โรงพยาบาลปลวกแดง 

ลำดับท่ี 1 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , ไมระบุเฉพาะและหลายบริเวณในรางกาย 

ลำดับท่ี 2 เบาหวาน 

ลำดับท่ี 3 เนื้อเยื่อผิดปกติ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานบอวิน 

ลำดับท่ี 1 ความดันโลหิตสูงท่ีไมมีสาเหตุนำ 

ลำดับท่ี 2 เบาหวาน 

ลำดับท่ี 3 การติดเชื้อของทางเดินหายใจสวนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ 

3.4.7.4 ปริมาณสารเคมีตางๆ ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ  

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 

2566 ไดดำเนินการตรวจวัด เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 พารามิเตอร ไดแก Hydrogen chloride, Sulfuric 

acid, Sodium hydroxide as NaOH, Chlorine as NaOCl, Phosphoric acid, Zinc (Inhalable dust), 

Aluminium (Inhalable Dust) และ Diethanolamine พบวา ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเขมขนของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560) 

แสดงตำแหนงการตรวจวัดดังภาพท่ี 3.4-6 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 3.4-16 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                 หนา 3-68 

 

  

HCl Tank H2SO4 Tank 
  

  

NaOH Tank NaOCl Tank 
  

  

Scale and Corrosion inhibitor PAC Tank 
  

  
Amine (Boiler) Sodium hydroxide tank (Boiler) 

 

ภาพท่ี 3.4-6 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                       หนา 3-69 

ตารางท่ี 3.4-16 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ 

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

   ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

สถานีตรวจวัด 
วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

ผลการตรวจวัด 

Aluminium 

(Inhalable Dust) 

Chlorine as 

NaOCl 

Diethanolamine Hydrogen 

chloride 

Phosphoric 

acid 

Sodium hydroxide 

as NaOH 

Sulfuric 

acid 

Zinc 

(Inhalable dust) 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

HCl Tank 29 ส.ค. 66 - - - <0.05 - - - - 

H2SO4 Tank 29 ส.ค. 66 - - - - - - <0.05 - 

NaOH Tank 29 ส.ค. 66 - - - - - 0.17 - - 

NaOCl Tank 29 ส.ค. 66 - <0.10 - - - - - - 

Scale and Corrosion inhibitor 29 ส.ค. 66 - - - - <0.05 - - <0.001 

PAC Tank 29 ส.ค. 66 <0.02 - - - - - - - 

Amine (Boiler) 29 ส.ค. 66 - - <0.5 - - - - - 

Sodium hydroxide tank 

(Boiler) 

29 ส.ค. 66 - - - - <0.05 - - - 

คามาตรฐาน 15 1(C) 1 5(C) 1 2 1 - 

มาตรฐาน :    ประกาศกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเขมขนของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 

บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 

ผูเก็บตัวอยาง/บันทึก นายณรนนท ตะทองคำ   

ชื่อผูตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวกนกกร     เอนก ทะเบียนเลขท่ี  ว-204-ค-6111 

ชื่อผูวิเคราะห นางสาวศรณัยา  เฉลิมธำรงค ทะเบียนเลขท่ี  ว-204-จ-4717 

เบอรโทรศัพท 0-3304-8555    

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด          หนา 3-70 

2) สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ  

ระหวางป พ.ศ. 2564-2566  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2  

บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 ไดทำการตรวจวัด Hydrogen chloride, Sulfuric 

acid, Sodium hydroxide as NaOH, Chlorine as NaOCl, Phosphoric acid, Zinc (Inhalable dust), 

Aluminium (Inhalable Dust) และ Diethanolamine พบวา ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเขมขนของสารเคมีอันตราย (พ.ศ.2560) และ 

มีแนวโนมอยูในระดับเดียวกัน รายละเอียดผลการเปรียบเทียบดังตารางท่ี 3.4-17 กราฟผลการเปรียบเทียบแสดง

ดังรูปท่ี 3.4-12



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                       หนา 3-71 

ตารางท่ี 3.4-17 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ  ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 

สถานีตรวจวัด 
วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

ผลการตรวจวัด 

Aluminium 

(Inhalable Dust) 

Chlorine as 

NaOCl 

Diethanolamine Hydrogen 

chloride 

Phosphoric 

acid 

Sodium hydroxide 

as NaOH 

Sulfuric 

acid 

Zinc 

(Inhalable dust) 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

HCl Tank 23 เม.ย. 64 - - - <0.010 - - - - 

 30 มิ.ย. 65 - - - <0.010 - - - - 

 2 ส.ค. 65 - - - <0.05 - - - - 

 7 เม.ย. 66 - - - <0.05 - - - - 

 29 ส.ค. 66 - - - <0.05 - - - - 

H2SO4 Tank 23 เม.ย. 64 - - - - - - <0.002 - 

 30 มิ.ย. 65 - - - - - - <0.002 - 

 2 ส.ค. 65 - - - - - - <0.05 - 

 7 เม.ย. 66 - - - - - - <0.05 - 

 29 ส.ค. 66 - - - - - - <0.05 - 

NaOH Tank 23 เม.ย. 64 - - - - - <0.004 - - 

 30 มิ.ย. 65 - - - - - <0.004 - - 

 2 ส.ค. 65 - - - - - <0.05 - - 

 7 เม.ย. 66 - - - - - <0.05 - - 

 29 ส.ค. 66 - - - - - 0.17 - - 

คามาตรฐาน 15 1(C) 1 5(C) 1 2 1 - 

มาตรฐาน :    ประกาศกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเขมขนของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                       หนา 3-72 

ตารางท่ี 3.4-17 (ตอ) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ  ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 

สถานีตรวจวัด 
วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

ผลการตรวจวัด 

Aluminium 

(Inhalable Dust) 

Chlorine as 

NaOCl 

Diethanolamine Hydrogen 

chloride 

Phosphoric 

acid 

Sodium hydroxide 

as NaOH 

Sulfuric 

acid 

Zinc 

(Inhalable dust) 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

NaOCl Tank 23 เม.ย. 64 - <0.070 - - - - - - 

 30 มิ.ย. 65 - <0.070 - - - - - - 

 2 ส.ค. 65 - <0.10 - - - - - - 

 7 เม.ย. 66 - <0.10 - - - - - - 

 29 ส.ค. 66 - <0.10 - - - - - - 

Scale and Corrosion inhibitor 23 เม.ย. 64 - - - - - - - <0.002 

 30 มิ.ย. 65 - - - - - - - <0.002 

 2 ส.ค. 65 - - - - <0.05 - - <0.001 

 7 เม.ย. 66 - - - - <0.05 - - <0.001 

 29 ส.ค. 66 - - - - <0.05 - - <0.001 

PAC Tank 23 เม.ย. 64 <0.02 - - - - - - - 

 30 มิ.ย. 65 <0.02 - - - - - - - 

 2 ส.ค. 65 <0.02 - - - - - - - 

 7 เม.ย. 66 <0.02 - - - - - - - 

 29 ส.ค. 66 <0.02 - - - - - - - 

คามาตรฐาน 15 1(C) 1 5(C) 1 2 1 - 

มาตรฐาน :    ประกาศกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเขมขนของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ :    ป พ.ศ. 2563-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท ซีคอท จำกัด 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                       หนา 3-73 

ตารางท่ี 3.4-17 (ตอ) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ  ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 

สถานีตรวจวัด 
วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

ผลการตรวจวัด 

Aluminium 

(Inhalable Dust) 

Chlorine as 

NaOCl 

Diethanolamine Hydrogen 

chloride 

Phosphoric 

acid 

Sodium hydroxide 

as NaOH 

Sulfuric 

acid 

Zinc 

(Inhalable dust) 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

Amine (Boiler) 23 เม.ย. 64 - - <0..35 - - - - - 

 30 มิ.ย. 65 - - <0..35 - - - - - 

 2 ส.ค. 65 - - <0.5 - - - - - 

 7 เม.ย. 66 - - <0.5 - - - - - 

 29 ส.ค. 66 - - <0.5 - - - - - 

Sodium hydroxide tank 

(Boiler) 

23 เม.ย. 64 - - - - <0.002 - - - 

30 มิ.ย. 65 - - - - <0.002 - - - 

2 ส.ค. 65 - - - - <0.05 - - - 

7 เม.ย. 66 - - - - <0.05 - - - 

29 ส.ค. 66 - - - - <0.05 - - - 

คามาตรฐาน 15 1(C) 1 5(C) 1 2 1 - 

มาตรฐาน :    ประกาศกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเขมขนของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ :    ป พ.ศ. 2564-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท ซีคอท จำกัด 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด         หนา 3-74 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.4-12 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ  

ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด         หนา 3-75 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.4-12 (ตอ) กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ  

ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด         หนา 3-76 

 

 
 

รูปท่ี 3.4-12 (ตอ) กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ  

ระหวางป พ.ศ. 2564-2566 

 

 

 



บทท่ี บทท่ี 44  

สรุปสรุปผลการผลการปฏิบัติตามมาตรการปฏิบัติตามมาตรการปปององกักันแนและแกไขละแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบตรวจสอบผลกระทบผลกระทบสิง่แวดลอมสิง่แวดลอม  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด  

 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                 หนา 4-1 

บทท่ี 4 

สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด ไดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะ

ดำเนินการ) ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบวา โครงการดำเนินการครบถวนและไดยึดถือปฏิบัติ

ตามมาตรการฯ ท่ีระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

 

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 

2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 สามารถสรุปไดดัง

ตารางท่ี 4.2-1 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด  

 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                           หนา 4-2 

ตารางท่ี 4.2-1   สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด  

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผานมาตรฐาน / ปญหา 

/ อุปสรรค/การแกไข จุดท่ีตรวจวัด ดัชนีท่ีตรวจวัด ความถี่ 

1. แผนปฏิบัติการดาน

คุณภาพอากาศ 

     

1.1 คุณภาพอากาศจาก

ปลองระบายมลสาร 

* ตรวจวัดอยาง

ตอเน่ือง (CEMs) 

- HRSG 1 - กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) 

- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

- ฝุนละออง (TSP) 

- กาซออกซิเจน (O2) 

- อัตราการไหล 

ตลอดระยะเวลา 

ดำเนินการของ

โรงไฟฟา 

- 0-27.14 ppm ท่ี 7%O2 

- 0-3.67 ppm ท่ี 7%O2 

- 3.22-4.24 mg/m3 ท่ี 7%O2 

- 14.91-20.85 % 

- 3,919-447,193 m3/hr.  

ผลการตรวจวัดมีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐาน

กำหนดท้ังหมด 

 - HRSG 2 - กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) 

- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

- ฝุนละออง (TSP) 

- กาซออกซิเจน (O2) 

- อัตราการไหล 

 - 0-29.39 ppm ท่ี 7%O2 

- 0-5.44 ppm ท่ี 7%O2 

- 0--3.90 mg/m3 ท่ี 7%O2 

- 14.27-20.89 % 

- 58,327-558,843 m3/hr.  

ผลการตรวจวัดมีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐาน

กำหนดท้ังหมด 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด  

 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                           หนา 4-3 

 

ตารางท่ี 4.2-1 (ตอ)  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด  

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผานมาตรฐาน / ปญหา 

/ อุปสรรค/การแกไข จุดท่ีตรวจวัด ดัชนีท่ีตรวจวัด ความถี่ 

1. แผนปฏิบัติการดาน

คุณภาพอากาศ (ตอ) 

     

1.1 คุณภาพอากาศจาก

ปลองระบายมลสาร 

(ตอ) 

* ตรวจสอบความ 

ถูกตองของการ

ทำงานระบบ CEMs 

(Audit) 

- HRSG 1 

- HRSG 1 

- System Audit อยางนอยปละ 

2 ครั้ง ในชวง

เวลาเดียวกับ

การตรวจวัด

คุณภาพ

อากาศใน

บรรยากาศ 

- ดำเนินการตรวจสอบถูกตองการทำงานของ CEMs 

ดวยการประเมินความสามารถในเชิงคุณภาพใน

ลักษณ ะการทบทวนและตรวจสอบ เก่ียวกับ

สถานภาพการทำงานของ CEMs เรียบรอยแลวเมื่อ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังแสดง

ในภาคผนวก ค-3 

- 

- HRSG 1 

- HRSG 1 

- Performance Audit (NOX, 

SO2, TSP, O2, Flow Rate) 

- ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทำการ

ตรวจสอบครบถวนแลว พบวาทุกปลองมีคาอยูในเกณฑ

ประกันคณุภาพในการทดสอบตามขอกำหนดของ 40 

CFR 60 Appendix B รายละเอียดดังแสดงใน

ภาคผนวก ค-4 

ผลการตรวจวัดมีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐาน

กำหนดท้ังหมด 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด  

 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                           หนา 4-4 

ตารางท่ี 4.2-1 (ตอ)  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด  

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผานมาตรฐาน / ปญหา 

/ อุปสรรค/การแกไข จุดท่ีตรวจวัด ดัชนีท่ีตรวจวัด ความถี่ 

1. แผนปฏิบัติการดาน

คุณภาพอากาศ (ตอ) 

     

1.1 คุณภาพอากาศจาก

ปลองระบายมลสาร 

(ตอ) 

* ตรวจวัดแบบ stack 

sampling 

HRSG 1 - กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) 

- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

- ฝุนละออง (TSP) 

- กาซออกซเิจน (O2) 

- อัตราการไหล 

ทุก 6 เดือน  - 29.85 ppm ท่ี 7%O2 3.5381 g/s 

- 0.63  ppm ท่ี 7%O2 0.2284 g/s 

- <0.5 mg/m3 ท่ี 7%O2 <0.07 g/s 

- 14.57 %   

- 498,419 m3/hr.    

ผลการตรวจวัดมีคาอยู

ใน เก ณ ฑ ม าต รฐ าน

กำหนดท้ังหมด 

HRSG 2 - กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) 

- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

- ฝุนละออง (TSP) 

- กาซออกซเิจน (O2) 

- อัตราการไหล 

 - 26.11 ppm ท่ี 7%O2 2.8610 g/s 

- 1.00 ppm ท่ี 7%O2 0.1522 g/s 

- <0.5 mg/m3 ท่ี 7%O2 <0.06 g/s 

- 14.45 %   

- 451,506 m3/hr.    

ผลการตรวจวัดมีคาอยู

ใน เก ณ ฑ ม าต รฐ าน

กำหนดท้ังหมด 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด  

 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                           หนา 4-5 

ตารางท่ี 4.2-1 (ตอ)  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด  

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผานมาตรฐาน / ปญหา 

/ อุปสรรค/การแกไข จุดท่ีตรวจวัด ดัชนีท่ีตรวจวัด ความถี่ 

1. แผนปฏิบัติการดาน

คุณภาพอากาศ (ตอ) 

     

1.2 คุณภาพอากาศใน

บรรยากาศ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบลมาบยางพร 

- กาซไนโตรเจนไดออกไซด (1-hr) 

- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (1-hr) 

- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (24-hrs.) 

- TSP (24-hrs.) 

- WS/WD 

ทุก 6 เดือน  

ครั้งละ 7 วัน 

ตอเน่ือง 

- 0.001-0.011 ppm 

- 0.004-0.006 ppm 

- 0.005 ppm 

- 0.032-0.074 mg/m3 

- ลมท่ีพัดผานสวนใหญเปนลมท่ีพัดมาจากทิศใต

ดวยความเร็วลมอยูในชวง <0.3-5.5 เมตรตอ

วินาที  

ผลการตรวจวัดมีคาอยู

ใน เก ณ ฑ ม าต รฐ าน

กำหนดท้ังหมด 

หมู 3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.

ชลบุร ี

- กาซไนโตรเจนไดออกไซด (1-hr) 

- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (1-hr) 

- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (24-hrs.) 

- TSP (24-hrs.) 

- WS/WD 

- 0.002-0.019 ppm 

- 0.001-0.003 ppm 

- 0.002 ppm 

- 0.031-0.051 mg/m3 

- ลมท่ีพัดผานสวนใหญเปนลมท่ีพัดมาจาก 

ทิศตะวันออกเฉียงใตคอนไปทางทิศตะวันออก  

ดวยความเร็วลมอยูในชวง <0.3-5.5 เมตรตอวินาที  

ผลการตรวจวัดมีคาอยู

ใน เก ณ ฑ ม าต รฐ าน

กำหนดท้ังหมด 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด  

 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                           หนา 4-6 

ตารางท่ี 4.2-1 (ตอ)  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด  

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผานมาตรฐาน / ปญหา 

/ อุปสรรค/การแกไข จุดท่ีตรวจวัด ดัชนีท่ีตรวจวัด ความถี่ 

2. แผนปฏิบัติการดาน

เสียง 

     

2.1 ระดับเสียง 24 ช่ัวโมง - ริมรั้วโครงการดานทิศเหนือ - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

- ระดับเสียงกลางวัน-กลางคนื (Ldn) 

- ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 

ทุก 6 เดือน  

ครั้งละ 3 วัน  

ตอเน่ืองกัน 

ครอบคลมุ

วันหยุดและวัน

ทำการ 

- 66.2-66.6 dB(A) 

- 72.6-72.8 dB(A) 

- 65.8-66.1 dB(A)  

ผลการตรวจวัดมีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐาน

กำหนดท้ังหมด 

 - ริมรั้วโครงการดานทิศ

ตะวันออก 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

- ระดับเสียงกลางวัน-กลางคนื (Ldn) 

- ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 

- 58.8-59.1 dB(A) 

- 65.0-65.7 dB(A) 

- 58.1-58.4 dB(A)  

ผลการตรวจวัดมีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐาน

กำหนดท้ังหมด 

 - ริมรั้วโครงการดานทิศใต - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

- ระดับเสียงกลางวัน-กลางคนื (Ldn) 

- ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 

- 64.2-64.6 dB(A) 

- 70.7-71.2 dB(A) 

- 63.2-63.6 dB(A)  

ผลการตรวจวัดมีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐาน

กำหนดท้ังหมด 

 - ริมรั้วโครงการดานทิศ

ตะวันตก 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

- ระดับเสียงกลางวัน-กลางคนื (Ldn) 

- ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 

- 65.1-65.2 dB(A) 

- 71.4-71.8 dB(A) 

- 64.6-64.9 dB(A)  

ผลการตรวจวัดมีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐาน

กำหนดท้ังหมด 
2.1 ระดับเสียง 8 ช่ัวโมง - Control room  - Leq เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ทุก 3 เดือน  

 

- 64.0 และ 62.3 dB(A)  ผลการตรวจวัดมีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐาน

กำหนดท้ังหมด 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด  

 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                           หนา 4-7 

ตารางท่ี 4.2-1 (ตอ)  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด  

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผานมาตรฐาน / ปญหา 

/ อุปสรรค/การแกไข จุดท่ีตรวจวัด ดัชนีท่ีตรวจวัด ความถี่ 

3. แผนปฏิบัติการดาน

คุณภาพน้ำผิวดิน 

- บอพักน้ำท้ิง - อัตราการไหล 

- Temperature 

- pH 

- Conductivity 

- BOD 

- Oil & Grease 

- Suspended Solids 

- Free chlorine  

- Cadmium 

- Lead 

- Mercury 

ทุกเดือน  

 

- 27.48-70.10 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง 

- 32.5-36.3 องศาเซลเซียส 

- 7.3-7.8  

- 1,411-2,023 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร 

- <2 มิลลิกรัมตอลิตร 

- <1-2 มิลลิกรัมตอลิตร 

- 7-20 มิลลิกรัมตอลิตร 

- <0.005-0.42 มิลลิกรัมตอลิตร 

- ND มิลลิกรัมตอลิตร 

- <0.0005-0.007 มิลลิกรัมตอลิตร 

- ND มิลลิกรัมตอลิตร  

ผลการตรวจวัดมีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐาน

กำหนดท้ังหมด 

4. แผนปฏิบัติการดาน

คมนาคม 

- พ้ืนท่ีโครงการ - บันทึกจำนวนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน

ในโครงการ 

สรุปทุกเดือน

และรายงานทุก 

6 เดือน 

- ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม

พบวามีอุบัติเหตุเกิดข้ึนจากการดำเนินงานของ

โรงไฟฟาแตอยางใด รายละเอียดดังแสดงใน

ภาคผนวก ข-12  

ผลการตรวจวัดมีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐาน

กำหนดท้ังหมด 

5. แผนปฏิบัติการดาน

การจัดการกากของ

เสีย 

- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ - บันทึกชนิดและปริมาณขยะ

ท่ัวไปและกากของเสี ยจาก

กระบวนการผลิต 

สรุปทุกเดือน

และรายงานทุก 

6 เดือน 

- โรงไฟฟาไดดำเนินการจดบันทึกชนิดและปริมาณ

ขยะท่ัวไป และของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการ

ผลิตของโรงไฟฟาเปนประจำทุกเดือน โดย

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

รายละเอียดดังภาคผนวก ข-14  

ผลการตรวจวัดมีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐาน

กำหนดท้ังหมด 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด  

 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                           หนา 4-8 

ตารางท่ี 4.2-1 (ตอ)  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด  

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผานมาตรฐาน / ปญหา 

/ อุปสรรค/การแกไข จุดท่ีตรวจวัด ดัชนีท่ีตรวจวัด ความถี่ 

6. แผนปฏิบัติการดาน

เศรษฐกิจ-สังคม 

     

 สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-

สังคม ขอคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะชของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ 

- หมูบาน (ชุมชน) ท่ีอยูภายใน

รัศมีพ้ืนท่ีศึกษา 5 กม. ซึ่งอยู

ในแนวทิศทางลม และใกล

บริเวณแหลงน้ำธรรมชาติ ซึ่ง

คาดวาอาจไดรับผลกระทบใน

ดานปจจัยสิ่งแวดลอมตางๆ 

จากการพัฒนาโครงการ ไดแก 

อบต.มาบยางพร อบต.ปลวก

แดง และอบต.บอวิน อำเภอ

ศรีราชา 

- ศึ ก ษ า แ ล ะ ส ำ ร ว จ ส ภ า พ

เศรษฐกิจ -สังคม และความ

คิดเห็นของประชาชน 

ปละ 1 ครั้ง  - ในป พ.ศ. 2566 โครงการดำเนินการสำรวจสภาพ

สังคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็น ในชวงระหวางวันท่ี 

7-8 กันยายน พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังภาคผนวก 

ค-5 

- 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด  

 ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด                           หนา 4-9 

ตารางท่ี 4.2-1 (ตอ)  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด  

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ผานมาตรฐาน / ปญหา 

/ อุปสรรค/การแกไข จุดท่ีตรวจวัด ดัชนีท่ีตรวจวัด ความถี่ 

7. แผนปฏิบัติการดาน

สาธารณสุข/อาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย 

     

7.1 ปญหาสาธารณสุข 

และสุขภาพพนักงาน  

- พนักงานของโครงการ - ตรวจสุขภาพพนักงานประจำป ปละ 1 ครั้ง - ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไมมี

พนักงานใหม เขาใหม  สำหรับการตรวจสุขภาพ

พนักงานประจำป ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำป 

ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม-30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

โดยโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง รายละเอียดดังแสดง

ในภาคผนวก ข-7 

- 

7.2 สถิติอุบัติเหตุ  

การเจ็บปวย และการ

บาดเจ็บของพนักงาน 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - บันทึกสถิติอุบัติเหตุ และสถิติ

ผูปวยทุกครั้งท่ี เกิดอุบัติ เหตุ

และเจ็บปวย 

ทุกเดือน - ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไมมี

อุบัติเหตุและความเสียหายเกิดข้ึนภายในโครงการ 

รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข-12 

- 

7.3 สุขอนามัยของชุมชน

ใกลเคียง 

- ชุมชนใกลเคียง - รวบรวมสถิติดานสุขภาพและ

การเจ็บปวยของประชาชน 

ปละ 1 ครั้ง - โครงการมีการรวบรวมสถิติสุขภาพและการเจ็บปวย

ของประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงไฟฟา รายละเอียด

ดังแสดงในภาคผนวก ค-6 

- 

7.4 ตรวจวัดปริมาณ

สารเคมีตางๆ ภายใน

พ้ืนท่ีโครงการ 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ตรวจวัดสารเคมีตางๆ ภายใน

สถานประกอบการ 

ปละ 1 ครั้ง - ดำเนินการตรวจวัดเรียบรอยแลวเมื่ อ วัน ท่ี  29 

สิงหาคม พ.ศ. 2566 

ผลการตรวจวัดมีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐาน

กำหนดท้ังหมด 
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