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บทที่ 4 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

4.1  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงกำร Noble Remix ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั ไดท้ ำกำรสรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตำมท่ีเสนอในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีคณะกรรมกำร
ผูช้  ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มด้ำนอำคำร กำรจดัสรรท่ีดินและบริกำร
ชุมชน เป็นผูพ้ิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ กำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-
ธนัวำคม 2566 มีรำยละเอียดแสดงดงั ตารางท่ี 4.1-1 
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ตารางท่ี 4.1-1  สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1. คุณภำพน ้ำ 
    1.1 คุณภำพน ้ำทิ้งก่อน
กำรบ ำบดั 

- pH 
- BOD 
- SS 
- Sulfide 
- TKN 
- Oil & Grease 
- Total Coliform 

- ถงัแยกตะกอนขั้นตน้ของระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย
ส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั 
- ถงัแยกกำก-ปรับสภำพสมดุลของระบบบ ำบดั
น ้ำเสียส ำเร็จรูป Aeromax รุ่น AME- 1200 ส่วน
อำคำรชุดอยู่อำศัยรวมแบบให้เช่ำ (เซอร์วิส 
อพำร์ทเมน้ท)์ 
- ส่วนเกรอะของระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส ำเร็จรูป
รุ่น TR-B3-01 
ส่ วนอำคำร ชุดอยู่ อ ำศัย รวมแบบให้ เ ช่ ำ 
(เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ 
- ส่วนเกรอะของระบบบ ำบดัน ้ ำเสียห้องพกัมูล
ฝอย 

- เดือนละ 1 คร้ัง - โครงกำรได้จัดจ้ำงบริษัท เอ็นไวแล็บ 
จ ำกดั เป็นผูด้  ำเนินกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ ำ
ทิ้ง ซ่ึงผลกำรตรวจวดัแสดง ดังภาคผนวกที่ 
15 

- 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

     1.2 คุณภำพน ้ำทิ้งหลงั
กำรบ ำบดั 

- pH 
- BOD 
- SS 
- Sulfide 
- TKN 
- Oil & Grease 
- Total Coliform 
- Residual Chlorine 

- ถังพักน ้ ำทิ้งของระบบบ ำบัดน ้ ำเสียส่วน
อำคำรชุดพกัอำศยั 
-  ถังตกตะกอนของระบบบ ำบัดน ้ ำ เ สีย
ส ำ เ ร็ จ รูป  Aeromax รุ่น  AME- 1200 ส่วน
อำคำรชุดอยู่อำศยัรวมแบบให้เช่ำ (เซอร์วิส 
อพำร์ทเมน้ท)์ 
- บ่อพกัน ้ำทิ้งหลงัออกจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสีย
ส ำเร็จรูป รุ่น TR-B3-01 ส่วนอำคำรชุดอยู่
อำศยัรวมแบบให้เช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ 
- บ่อพกัน ้ำทิ้งหลงัออกจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสีย
ห้องพกัมูลฝอย 

- เดือนละ 1 คร้ัง - โครงกำรไดจ้ดัจำ้งบริษทั เอ็นไวแล็บ จ ำกดั 
เป็นผูด้  ำเนินกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ ำทิ้ง ซ่ึงผล
กำรตรวจวัดเกือบทั้ งหมดมีค่ำเป็นไปตำม
เกณฑม์ำตรฐำน ยกเวน้ค่ำ BOD TSS Sulfide 
TKN และ Residual Chlorine  ในบำงเดือนท่ี
มี ค่ ำ ไ ม่ เ ป็ น ไป ต ำ ม เ กณฑ์ ม ำ ต ร ฐ ำ น  
ดังภาคผนวกที่ 15 และภาคผนวกที่ 18 
 

- 

     1.3 คุณภำพน ้ำท่ีเขำ้
และออกหอผึ่งเยน็ 

- pH 
- Total Coliform 
- Residual Chlorine 
- เช้ือลีจิโอเนลลำ  

- เก็บตัวอย่ำงน ้ ำ ณ จุดท่ีน ้ ำไหลเข้ำมำเติม
ชดเชยในระบบในอ่ำงรองรับและท่อน ้ ำทิ้ง
จำกหอผึ่งเยน็ 

- เดือนละ 1 คร้ัง - โครงกำรไดจ้ดัจำ้งบริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั 
เป็นผูด้  ำเนินกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำทิ้ง ซ่ึงผล
กำรตรวจวดัแสดง ดังภาคผนวกที ่15 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

2. น ้ำใช ้ - กำรแตกร่ัวหรือร่ัวซึมของท่อ
ประปำ 

- เส้นท่อประปำ 
 

- เดือนละ 1 คร้ัง - โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยดูแลระบบ
เส้นท่อประปำ (ดังภาพที่ 15 บทท่ี 3) 

- 

3. มูลฝอย - ปริมำณมูลฝอยตกคำ้ง 
- ควำมสะอำด 

-  บริ เวณห้องพักมูลฝอยประจ ำชั้ นและ
ห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงกำร 

-  ต ลอด ร ะ ย ะ เ ว ล ำ เ ปิ ด
ด ำเนินกำร 

- โครงกำรจดัให้มีพนกังำนคอยเก็บรวบรวม
มูลฝอยไม่ให้มีขยะล้น และท ำควำมสะอำด
ห้ อ ง พั ก มู ล ฝ อ ย ใ ห้ ส ะ อ ำ ด อ ยู่ เ ส ม อ  
(ดังภาพที่ 19 และภาพที่ 23 บทที่ 3) 

- 

4. ระบบป้องกนัอคัคีภยั - สภำพพร้อมใชง้ำน 
 
-  มี แ บ ต เ ต อ ร่ี ส ำ ร อ ง อ ยู่
ตลอดเวลำ และมีสภำพพร้อม
ใชง้ำน 
- สภำพดี มองเห็นชัดเจน และ
ไม่ลบเลือน 

1) อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญำณ
เตือนอคัคีภยั 
2) ระบบจ่ำยไฟส ำรอง 
 
 
3) ป้ำยและเคร่ืองหมำยแสดงกำรหนีไฟและ
แผนผงัเส้นทำงกำรหนีไฟ  

- 3 เดือน/คร้ัง - โครงกำรจดัให้มีระบบป้องกนัอคัคีภยัและ
เตือนภยั และคอยตรวจสอบให้มีสภำพพร้อม
ใชง้ำนและสมบูรณ์อยู่เสมอ (ดังภาพที่ 27-37 
และภาพที่ 51 บทที่ 3) 

- 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

4. ระบบป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

 
- สภำพพร้อมใชง้ำน 
- อำยกุำรใชง้ำน 

4. อุปกรณ์ดบัเพลิง 
    - เคร่ืองดบัเพลิงแบบห้ิว 

 
- 3 เดือน/คร้ัง 

- โครงกำรจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและ
เตือนภยั และคอยตรวจสอบให้มีสภำพพร้อม
ใช้งำนและสมบูรณ์อยู่เสมอ (ดังภาพที่ 27-37 
และภาพที่ 51 บทที่ 3) 

- 

 -สภำพพร้อมใชง้ำน 
- เขำ้ถึงไดส้ะดวก 

    - หวัรับน ้ำดบัเพลิง - 3 เดือน/คร้ัง   

 - สภำพของถงั 
- ระดบัน ้ำในถงั 

    - ถงัเก็บน ้ำใช-้น ้ำดบัเพลิง - เดือนละ 1 คร้ัง   

 - สภำพพร้อมใชง้ำน     - เคร่ืองสูบน ้ำดบัเพลิง    
     -  ส ำ ย ฉี ด น ้ ำ ดั บ เ พ ลิ ง แ ล ะ 

ตูเ้ก็บสำยฉีด (FHC) 
   

- สภำพพร้อมใชง้ำน 
- ไม่มีส่ิงกีดขวำง 

5. บนัไดหนีไฟและเส้นทำงในกำรหนีไฟ    

5. ระบบระบำยอำกำศ - ไม่มีวตัถุหรือส่ิงกีดขวำง - ช่องระบำยอำกำศธรรมชำติ เช่น หน้ำต่ำง
และประตู 

- เดือนละ 1 คร้ัง  - โครงกำรจดัให้มีระบบระบำยอำกำศอยู่ภำยใน
อำคำร และนอกอำคำร และตรวจสอบสภำพให้
พร้อมใชง้ำนอยูเ่สมอ (ดังภาคผนวกที่ 12) 

- 

6. คุณภำพชีวิตและควำม
พึงพอใจของผูอ้ยูอ่ำศยั 

- ประเมินเร่ืองรำวร้องทุกข ์ขอ
เสนอแนะ และขอ้คิดเห็นของผู ้
อยูอ่ำศยั 

- ผูอ้ยูอ่ำศยั -  ต ลอด ร ะ ย ะ เ ว ล ำ เ ปิ ด
ด ำเนินกำร 

- โครงกำรจดัให้มีแบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียน 
จำกผูอ้ยูอ่ำศยั (ดังภาคผนวกที่ 13) 

- 
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4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีวิเคราะห์ 
   
 กำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม 2566 ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ ำ ซ่ึงแสดงต ำแหน่งตรวจวดัและ
วิธีกำรตรวจวิเครำะห์ดงัตารางท่ี 4.2-1 
ตารางท่ี 4.2-1 ขอบเขตกำรด ำเนินกำรงำนตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม ระยะด ำเนินกำร 

รายการตรวจวัด/จุด
ตรวจวัด 

ดัชนีท่ีวิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพน ้า         
    1.1 คุณภำพน ้ำทิ้งก่อนกำร
บ ำบดั 

- ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - Electrometric  Method ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
- บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test Method       
- สำรแขวนลอย (Suspended Solids) -   Dried at 103-105 °C Method       

 - สำรท่ีละลำยไดท้ั้งหมด (TDS) - Dried at 103-105 °C Method       

 - ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Settleable Solids       
 - ซลัไฟด ์(Sulfide) - Iodometric Method       

 
- น ้ำมนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) - Liquid-Liquid, Partition - 

Gravimetric Method 
      

 
-   ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(TCB) 

- MPN Test Method 
      

หมายเหตุ    ✓ ด ำเนินกำรตรวจวดัตำมมำตรกำรท่ีก ำหนด   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300007-S002 4-7 
 

ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตกำรด ำเนินกำรงำนตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม ระยะด ำเนินกำร 

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีวิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพน ้า (ต่อ)         
    1.2 คุณภำพน ้ ำทิ้งหลงักำร
บ ำบดั 

- ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - Electrometric  Method ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
- บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test Method       
- สำรแขวนลอย (Suspended Solids) -   Dried at 103-105 °C Method       

 - สำรท่ีละลำยไดท้ั้งหมด (TDS) - Dried at 103-105 °C Method       

 - ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Settleable Solids       
 - ซลัไฟด ์(Sulfide) - Iodometric Method       

 - น ้ำมนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) 
- Liquid-Liquid, Partition - 
Gravimetric Method 

      

 
-   ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(TCB) 

- MPN Test Method       

 -   Residual chlorine - DPD Colorimetric Method       
หมายเหตุ    ✓ ด ำเนินกำรตรวจวดัตำมมำตรกำรท่ีก ำหนด   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตกำรด ำเนินกำรงำนตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม ระยะด ำเนินกำร 

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีวิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพน ้า (ต่อ)         
    1.3 คุณภำพน ้ ำทิ้งท่ีเขำ้และ
ออกหอผึ่งเยน็ 

- ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - Electrometric  Method ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
-   ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด   
    (TCB) 

- MPN Test Method       

 -   Residual chlorine - DPD Colorimetric Method       

 
- เช้ือลิจิโอเนลลำ  
   (Legionella pneumophila) 

- Culture 
      

หมายเหตุ    ✓ ด ำเนินกำรตรวจวดัตำมมำตรกำรท่ีก ำหนด   
9 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 25) (ดังภาคผนวกที่ 33) 

 
 

  
 
 
  
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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4.3  วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ 

4.3.1 วิธีการเกบ็และวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 
 วิธีกำรเก็บและวิเครำะห์ตัวอย่ำงคุณภำพน ้ ำทิ้ง (Waste Water) โดยใช้วิธีกำรตักจ้วง  

เก็บตรงจุดก่ึงกลำงท่ีระดบัควำมลึกประมำณคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีท ำกำรเก็บตวัอย่ำง (ในกรณีท่ีอยู่ในต ำแหน่ง
จะจว้งตกัไดง้่ำย (เอ้ือมไม่ถึง) อำจใชเ้ชือกผูกถงัพลำสติกตกัตวัอย่ำงน ้ ำหรือใชไ้มย้ำวท่ีมีกระป๋องตกัน ้ ำผูก
ปลำยไม้เพื่อใช้กำรตักน ้ ำ) เก็บรักษำสภำพน ้ ำด้วยวิธีกำรแช่เย็นด้วยน ้ ำแข็งเพื่อลดกำรท ำงำนของพวก
จุลินทรีย ์และลดอตัรำเร็วของกำรเกิดกระบวนกำรเปล่ียนแปลงทำงกำยภำพและเคมี ส่งห้องปฏิบติักำร
วิเครำะห์ตวัอยำ่งคุณภำพน ้ำตำมวิธีกำรวิเครำะห์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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4.4  ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
4.4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้  

4.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
 กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำทิ้ง ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม 2566  

จ ำนวน 8 จุด คือ โดยแบ่งเป็นคุณภำพก่อนกำรบ ำบดั จ ำนวน 4 จุด ไดแ้ก่  ถงัแยกตะกอนขั้นตน้ของระบบ
บ ำบดัน ้ำเสีย ส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั ถงัแยกกำก-ปรับสภำพสมดุลของระบบบ ำบดัน ้ำเสียส ำเร็จรูป Aeromax 
รุ่น AME-1200 ส่วนอำคำรชุดอยู่อำศยัรวมแบบให้เช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ ส่วนเกรอะของระบบบ ำบดั
น ้ำเสียส ำเร็จรูปรุ่น TR-B3-01 ส่วนอำคำรชุดอยูอ่ำศยัรวมแบบใหเ้ช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ ส่วนเกรอะของ
ระบบบ ำบดัน ้ ำเสียห้องพกัมูลฝอย คุณภำพน ้ ำทิ้งหลงักำรบ ำบดั จ ำนวน 4 จุด ไดแ้ก่ ถงัพกัน ้ ำทิ้งของระบบ
บ ำบดัน ้ำเสียส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั, ถงัตกตะกอนของระบบบ ำบดัน ้ำเสียส ำเร็จรูป Aeromax รุ่น AME-1200 
ส่วนอำคำรชุดอยู่อำศยัรวมแบบให้เช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ บ่อพกัน ้ ำทิ้งหลงัออกจำกระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย
ส ำเร็จรูปรุ่น TR-B3-01 ส่วนอำคำรชุดอยู่อำศยัรวมแบบใหเ้ช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์  และบ่อพกัน ้ำทิ้งหลงั
ออกจำกระบบบ ำบัดน ้ ำเสียห้องพกัมูลฝอยโดยด ำเนินกำรตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง โดยท ำกำรตรวจวดั
คุณภำพน ้ ำทิ้งในดชันีต่ำง ๆ ดงัน้ี คือ ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) บีโอดี (BOD) สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 
ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) น ้ ำมนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด  (TCB) และคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) พบวำ่ เกือบทั้งหมดมีค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำน 
ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำร
ระบำยน ้ ำทิ้ง จำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (ประเภท ก) ยกเวน้ค่ำบีโอดี (BOD) สำรแขวนลอย
ทั้งหมด (TSS) ซลัไฟด ์(Sulfide) ทีเคเอน็ (TKN) และคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) ในบำงเดือน
ท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน ช้ีแจงดังภาคผนวกท่ี 18 ผลกำรตรวจวดัแสดงดัง ตารางท่ี 4.4-1  
ถึงตารางที่ 4.4-8 และรูปท่ี 4.4-1 ถึงรูปท่ี 4.4-15 และภาพท่ี 4.4-1 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.4-1 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิ้ง บริเวณถงัแยกตะกอนขั้นตน้ของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย ส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 

 

 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.17 7.80 8.08 7.59 7.25 7.65 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 12 6 20 38 31 15 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 5 55 14 20 16 19 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 1.7 <0.2* 10.4 4.4 4.7 0.3 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 49.05 48.09 57.33 51.48 63.20 57.46 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 1.7 1.5 8.2 4.5 1.9 1.9 

ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

45.0 2.4 × 104 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 

หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.4-2 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำทิ้ง บริเวณถงัแยกกำก-ปรับสภำพสมดุลของระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส ำเร็จรูป Aeromax รุ่น AME-1200 ส่วนอำคำรชุดอยู่อำศยัรวม 
                        แบบใหเ้ช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.26 7.55 7.90 7.44 7.03 7.80 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 38 9 12 57 12 12 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 47 31 9 158 20 18 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 10.2 2.1 7.2 4.4 0.7 0.6 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 59.34 47.56 42.84 48.30 15.03 60.26 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 3.7 3.3 2.9 13.5 1.4 3.7 

ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 x 105 9.2 x 104 7.9 x 103 >1.6 × 105 >1.6 × 105 3.5 × 103 

หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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ตารางท่ี  4.4-3 ผลกำรวิ เครำะห์คุณภำพน ้ ำ ทิ้ ง  บริ เวณส่วนเกรอะของระบบบ ำบัดน ้ ำ เ สียส ำ เ ร็จ รูป รุ่น TR-B3-01 ส่วนอำคำรชุดอยู่อำศัยรวมแบบให้ เ ช่ ำ  
                           (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) -  6.46 7.78 7.59 7.53 6.67 6.70 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 201 32 49 139 132 288 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 104 38 30 117 224 140 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 13.0 17.9 12.3 2.7 6.5 4.7 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 9.60 55.86 55.76 5.04 16.19 15.66 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 5.0 3.1 5.0 79.8 60.8 39.7 

ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 

หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-14 
 

ตารางท่ี 4.4-4 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิ้ง บริเวณส่วนเกรอะของระบบบ ำบดัน ้ำเสียหอ้งพกัมูลฝอย ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.32 7.80 8.13 7.71 6.94 7.23 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 69 23 25 45 46 43 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 30 32 14 40 42 26 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 10.7 5.0 1.8 4.0 6.4 8.1 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 53.85 42.13 31.82 16.70 62.51 60.85 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 3.9 3.7 8.0 7.0 4.1 5.5 

ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 

หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-15 
 

ตารางท่ี 4.4-5 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิ้ง บริเวณถงัพกัน ้ำทิ้งของระบบบ ำบดัน ้ำเสียส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.61 7.81 8.04 7.53 7.33 7.51 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 54** 6 24** 43** 29** 21** ไม่เกิน 20 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 31** 7 12 32** 26 13 ไม่เกิน 30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 9.4** <0.2* 10.7** 2.0** 3.2** 0.6 ไม่เกิน 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 59.68** 47.24** 51.98** 16.70 64.22** 55.83** ไม่เกิน 35 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 3.5 2.2 3.4 5.1 2.2 4.8 ไม่เกิน 20 

Free chlorine (Residual chlorine) มก./ล. <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* - 
ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 x 105 3.5 x 104 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 - 

มาตรฐาน   ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 
 ** ผลกำรวิเครำะห์ท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
 - ไม่มีมำตรฐำนน ้ำทิ้งก ำหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-16 
 

ตารางท่ี 4.4-6 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำทิ้ ง  บริเวณถังตกตะกอนของระบบบ ำบัดน ้ ำ เสียส ำ เ ร็จรูป Aeromax รุ่น AME-1200 ส่วนอำคำรชุดอยู่อำศัยรวม 
                          แบบใหเ้ช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.83 7.76 7.58 7.58 7.03 7.57 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 37** 7 17 60** 6 119** ไม่เกิน 20 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 25 5 6 524** 22 20 ไม่เกิน 30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 10.2** 1.8** 9.2** 3.4** 5.1** 0.3 ไม่เกิน 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 56.25** 46.60** 47.25** 46.40** 56.70** 59.97** ไม่เกิน 35 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 2.1 1.5 3.4 7.0 2.4 3.7 ไม่เกิน 20 

Free chlorine (Residual chlorine) มก./ล. <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* - 
ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 x 105 2.4 x 104 3.1 x 103 >1.6 x 105 1.7 x 103 78.0 - 

มาตรฐาน   ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 
 ** ผลกำรวิเครำะห์ท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
 - ไม่มีมำตรฐำนน ้ำทิ้งก ำหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-17 
 

ตารางท่ี 4.4-7 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน ้ ำทิ้งหลังออกจำกระบบบ ำบัดน ้ ำเสียส ำเร็จรูป รุ่น TR-B3-01 ส่วนอำคำรชุดอยู่อำศัยรวมแบบให้เช่ำ     
                         (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.44 7.79 8.03 7.70 7.44 7.45 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 28** 24** 27** 39** 29** 24** ไม่เกิน 20 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 12 12 14 20 18 10 ไม่เกิน 30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 1.0 4.2** 1.7** 1.1** 0.9 <0.2* ไม่เกิน 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 37.39** 44.37** 37.17** 34.32 46.46** 51.40** ไม่เกิน 35 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 1.6 3.4 4.5 4.7 3.0 3.6 ไม่เกิน 20 

Free chlorine (Residual chlorine) มก./ล. <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* - 
ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 - 

มาตรฐาน   ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 
 ** ผลกำรวิเครำะห์ท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
 - ไม่มีมำตรฐำนน ้ำทิ้งก ำหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-18 
 

ตารางท่ี 4.4-8 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้ำทิ้งหลงัออกจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียหอ้งพกัมูลฝอย ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.36 7.75 7.48 7.39 7.11 6.89 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 55** 29** 25** 66** 42** 42** ไม่เกิน 20 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 29 38** 16 38** 37** 33** ไม่เกิน 30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 10.7** 16.6** 14.7** 3.5** 6.1** 8.9** ไม่เกิน 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 52.48** 60.65** 52.60** 41.95** 63.88** 57.90** ไม่เกิน 35 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 2.8 3.9 3.5 4.8 2.2 2.4 ไม่เกิน 20 

Free chlorine (Residual chlorine) มก./ล. <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* - 
ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 - 

มาตรฐาน   ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 
 ** ผลกำรวิเครำะห์ท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
 - ไม่มีมำตรฐำนน ้ำทิ้งก ำหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-19 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-1 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ค่ำควำมเป็นกรด – ด่ำง (pH) ก่อนกำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-2 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ค่ำบีโอดี (BOD) ก่อนกำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
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ถังแยกตะกอนขั้นต้น ถังแยกกาก Aeromax ส่วนเกรอะ TR-B3-01 ส่วนเกรอะห้องพกัมูล อย
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ถังแยกตะกอนขั้นต้น ถังแยกกาก Aeromax ส่วนเกรอะ TR-B3-01 ส่วนเกรอะห้องพกัมูล อย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-20 
 

 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.4-3 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (TSS) ก่อนกำรบ ำบดั 
ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 

 

 
รูปท่ี 4.4-4 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของซลัไฟด ์(Sulfide) ก่อนกำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
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* Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้
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ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ ัลไ ด์ (Sulfide)

ถังแยกตะกอนขั้นต้น ถังแยกกาก Aeromax ส่วนเกรอะ TR-B3-01 ส่วนเกรอะห้องพกัมูล อย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รูปท่ี 4.4-5 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณทีเคเอ็น (TKN) ก่อนกำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-6 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของไขมนัและน ้ ำมนั (Oil &Grease) ก่อนกำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
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ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณไน ตรเจนทั้งหมด (TKN)

ถังแยกตะกอนขั้นต้น ถังแยกกาก Aeromax ส่วนเกรอะ TR-B3-01 ส่วนเกรอะห้องพกัมูล อย
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ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไขมนัและน า้มนั (Oil & Grease)

ถังแยกตะกอนขั้นต้น ถังแยกกาก Aeromax ส่วนเกรอะ TR-B3-01 ส่วนเกรอะห้องพกัมูล อย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-22 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-7 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ก่อนกำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-8 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ค่ำควำมเป็นกรด - ด่ำง (pH) หลงักำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
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ผลการตรวจวเิคราะห์แบคทเีรียกลุ่ม คล ิอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)

ถังแยกตะกอนขั้นต้น ถังแยกกาก Aeromax ส่วนเกรอะ TR-B3-01 ส่วนเกรอะห้องพกัมูล อย
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ผลการวเิคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

ถังพกัน า้ทิง้อาคารชุดพกัอาศัย ถังตกตะกอน Aeromax บ่อพกัน า้ทิง้ TR-B3-01 บ่อพกัน า้ทิง้ห้องพกัมูล อย

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 5 -  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-23 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-9 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ค่ำบีโอดี (BOD) หลงักำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-10 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (TSS) หลงักำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
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ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบ ีอดี (BOD)

ถังพกัน า้ทิง้อาคารชุดพกัอาศัย ถังตกตะกอน Aeromax บ่อพกัน า้ทิง้ TR-B3-01 บ่อพกัน า้ทิง้ห้องพกัมูล อย

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 20 มิลลกิรัม/ลติร
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ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (TSS)

ถังพกัน า้ทิง้อาคารชุดพกัอาศัย ถังตกตะกอน Aeromax บ่อพกัน า้ทิง้ TR-B3-01 บ่อพกัน า้ทิง้ห้องพกัมูล อย
* Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 30 มิลลกิรัม/ลติร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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รูปท่ี 4.4-11 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของซลัไฟด ์(Sulfide) หลงักำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-12 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณทีเคเอน็ (TKN) หลงักำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
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ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ ัลไ ด์ (Sulfide)

ถังพกัน า้ทิง้อาคารชุดพกัอาศัย ถังตกตะกอน Aeromax บ่อพกัน า้ทิง้ TR-B3-01 บ่อพกัน า้ทิง้ห้องพกัมูล อย

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 1.0 มิลลกิรัม/ลติร
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ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณไน ตรเจนทั้งหมด (TKN)

ถังพกัน า้ทิง้อาคารชุดพกัอาศัย ถังตกตะกอน Aeromax บ่อพกัน า้ทิง้ TR-B3-01 บ่อพกัน า้ทิง้ห้องพกัมูล อย

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 35 มิลลกิรัม/ลติร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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รูปท่ี 4.4-13 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของไขมนัและน ้ำมนั (Oil &Grease) หลงักำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-14 ผลกำรตรวจวิเครำะห์คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) หลงักำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
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ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไขมนัและน า้มนั (Oil & Grease)

ถังพกัน า้ทิง้อาคารชุดพกัอาศัย ถังตกตะกอน Aeromax บ่อพกัน า้ทิง้ TR-B3-01 บ่อพกัน า้ทิง้ห้องพกัมูล อย

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 20 มิลลกิรัม/ลติร
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ผลการตรวจวเิคราะห์คลอรีนอสิระคงเหลือ (Residual Chlorine)

ถังพกัน า้ทิง้อาคารชุดพกัอาศัย ถังตกตะกอน Aeromax บ่อพกัน า้ทิง้ TR-B3-01 บ่อพกัน า้ทิง้ห้องพกัมูล อย

ไม่มีมาตรฐานก าหนด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รูปท่ี 4.4-15 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด หลงักำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
 

4.4.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ท่ีผ่านมา 

   จำกกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำทิ้ง จ ำนวน 8 จุด คือ โดยแบ่งเป็นคุณภำพก่อน
กำรบ ำบดั จ ำนวน 4 จุด ไดแ้ก่  ถงัแยกตะกอนขั้นตน้ของระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั ถงัแยก
กำก-ปรับสภำพสมดุลของระบบบ ำบดัน ้ำเสียส ำเร็จรูป Aeromax รุ่น AME-1200 ส่วนอำคำรชุดอยูอ่ำศยัรวม
แบบใหเ้ช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ ส่วนเกรอะของระบบบ ำบดัน ้ำเสียส ำเร็จรูปรุ่น TR-B3-01 ส่วนอำคำรชุด
อยู่อำศยัรวมแบบให้เช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ ส่วนเกรอะของระบบบ ำบดัน ้ ำเสียห้องพกัมูลฝอย คุณภำพ
น ้ ำทิ้งหลงักำรบ ำบดั จ ำนวน 4 จุด ได้แก่ ถงัพกัน ้ ำทิ้งของระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั, ถงั
ตกตะกอนของระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส ำเร็จรูป Aeromax รุ่น AME-1200 ส่วนอำคำรชุดอยู่อำศยัรวมแบบใหเ้ช่ำ 
(เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ บ่อพกัน ้ ำทิ้งหลงัออกจำกระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส ำเร็จรูปรุ่น TR-B3-01 ส่วนอำคำรชุด
อยู่อำศยัรวมแบบให้เช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท์)  และบ่อพกัน ้ ำทิ้งหลงัออกจำกระบบบ ำบดัน ้ ำเสียห้องพกั 
มูลฝอย ระหว่ำงเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 แสดงดงัตารางท่ี  4.4-9 ถึง ตารางท่ี 4.4-16 และรูปท่ี 4.4-16 
ถึง รูปท่ี 4.4-30 
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ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณแบคทเีรียกลุ่ม คล ิอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)

ถังพกัน า้ทิง้อาคารชุดพกัอาศัย ถังตกตะกอน Aeromax บ่อพกัน า้ทิง้ TR-B3-01 บ่อพกัน า้ทิง้ห้องพกัมูล อย

ไม่มีมาตรฐานก าหนด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-27 
 

ตารางท่ี 4.4-9 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิ้ง บริเวณถงัแยกตะกอนขั้นตน้ของระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

16 มกราคม 2566 14 กุมภาพนัธ์ 2566 31 มีนาคม 2566 30 เมษายน 2566 23 พฤษภาคม 2566 8 มิถุนายน 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 6.86 7.49 8.25 7.64 7.71 7.45 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 73 47 35 34 42 90 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 26 32 9 13 14 16 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 12.0 11.5 10.6 5.9 5.6 7.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 59.90 64.96 49.16 51.89 52.52 50.26 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 2.6 2.4 1.7 2.0 1.4 3.1 

ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 × 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 1.3 x 105 1.7 × 104 1.3 × 104 

หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-28 
 

ตารางท่ี 4.4-9 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิ้ง บริเวณถงัแยกตะกอนขั้นตน้ของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย ส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.17 7.80 8.08 7.59 7.25 7.65 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 12 6 20 38 31 15 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 5 55 14 20 16 19 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 1.7 <0.2* 10.4 4.4 4.7 0.3 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 49.05 48.09 57.33 51.48 63.20 57.46 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 1.7 1.5 8.2 4.5 1.9 1.9 

ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

45.0 2.4 × 104 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 

หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-29 
 

ตารางท่ี 4.4-10 เปรีผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำทิ้ง บริเวณถงัแยกกำก-ปรับสภำพสมดุลของระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส ำเร็จรูป Aeromax รุ่น AME-1200 ส่วนอำคำรชุด 
                          อยูอ่ำศยัรวมแบบใหเ้ช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

16 มกราคม 2566 14 กุมภาพนัธ์ 2566 31 มีนาคม 2566 30 เมษายน 2566 23 พฤษภาคม 2566 8 มิถุนายน 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 6.86 7.33 7.70 7.42 7.39 7.43 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 92 83 26 25 33 304 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 31 60 11 14 12 216 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 11.5 14.2 13.0 7.0 7.4 <0.2* 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 61.15 62.84 50.43 49.99 51.26 57.13 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 3.2 2.2 1.0 1.4 1.5 13.8 

ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 × 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 2.1 x 104 >1.6 x 105 >1.6 x 105 

หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-30 
 

ตารางท่ี 4.4-10 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำทิ้ง บริเวณถงัแยกกำก-ปรับสภำพสมดุลของระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส ำเร็จรูป Aeromax รุ่น AME-1200  
                                    ส่วนอำคำรชุดอยูอ่ำศยัรวมแบบใหเ้ช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.26 7.55 7.90 7.44 7.03 7.80 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 38 9 12 57 12 12 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 47 31 9 158 20 18 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 10.2 2.1 7.2 4.4 0.7 0.6 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 59.34 47.56 42.84 48.30 15.03 60.26 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 3.7 3.3 2.9 13.5 1.4 3.7 

ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 x 105 9.2 x 104 7.9 x 103 >1.6 × 105 >1.6 × 105 3.5 × 103 

หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-31 
 

ตารางท่ี 4.4-11 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำทิ้ง บริเวณส่วนเกรอะของระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส ำเร็จรูปรุ่น TR-B3-01 ส่วนอำคำรชุดอยู่อำศยัรวมแบบให้เช่ำ  
                          (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

16 มกราคม 2566 14 กุมภาพนัธ์ 2566 31 มีนาคม 2566 30 เมษายน 2566 23 พฤษภาคม 2566 8 มิถุนายน 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.40 7.70 7.58 7.59 7.68 6.52 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 7 42 220 23 26 314 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 6 11 62 70 24 146 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* 10.9 8.6 2.1 12.8 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 71.19 34.94 14.04 37.34 40.50 12.18 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 1.8 2.2 3.3 4.0 3.7 60.2 

ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

2.4 x 104 4.6 x 103 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 

หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-32 
 

ตารางท่ี 4.4-11 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิ้ง บริเวณส่วนเกรอะของระบบบ ำบดัน ้ำเสียส ำเร็จรูปรุ่น TR-B3-01 ส่วนอำคำรชุดอยูอ่ำศยัรวมแบบให้เช่ำ  
                                  (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) -  6.46 7.78 7.59 7.53 6.67 6.70 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 201 32 49 139 132 288 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 104 38 30 117 224 140 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 13.0 17.9 12.3 2.7 6.5 4.7 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 9.60 55.86 55.76 5.04 16.19 15.66 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 5.0 3.1 5.0 79.8 60.8 39.7 

ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 

หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-33 
 

ตารางท่ี 4.4-12 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิ้ง บริเวณส่วนเกรอะของระบบบ ำบดัน ้ำเสียหอ้งพกัมูลฝอย ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

16 มกราคม 2566 14 กุมภาพนัธ์ 2566 31 มีนาคม 2566 30 เมษายน 2566 23 พฤษภาคม 2566 8 มิถุนายน 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.30 7.81 7.74 7.60 7.71 7.05 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 13 10 47 74 22 125 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 5 5 22 27 24 40 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 1.0 0.5 8.6 8.8 1.6 5.4 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 37.00 46.49 47.24 55.05 43.03 48.70 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 1.0 0.9 1.3 1.8 1.6 3.2 

ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 × 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 7.9 x 104 >1.6 x 105 >1.6 x 105 

หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-34 
 

ตารางท่ี 4.4-12 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิ้ง บริเวณส่วนเกรอะของระบบบ ำบดัน ้ำเสียหอ้งพกัมูลฝอย ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.32 7.80 8.13 7.71 6.94 7.23 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 69 23 25 45 46 43 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 30 32 14 40 42 26 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 10.7 5.0 1.8 4.0 6.4 8.1 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 53.85 42.13 31.82 16.70 62.51 60.85 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 3.9 3.7 8.0 7.0 4.1 5.5 

ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 

หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-35 
 

ตารางท่ี 4.4-13 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิ้ง บริเวณถงัพกัน ้ำทิ้งของระบบบ ำบดัน ้ำเสียส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
16 มกราคม 2566 14 กุมภาพนัธ์ 2566 31 มนีาคม 2566 30 เมษายน 2566 23 พฤษภาคม 2566 8 มิถนุายน 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.01 7.23 8.16 7.50 7.34 7.48 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 180** 44** 27** 22** 39** 69** ไม่เกิน 20 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 152** 43** 11 13 12 20 ไม่เกิน 30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 11.5** 7.7** 12.2** 8.5** 6.9** 8.6** ไม่เกิน 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 64.92** 59.95** 45.33** 53.16** 55.44** 51.20** ไม่เกิน 35 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 2.6 1.6 1.4 0.9 1.3 2.7 ไม่เกิน 20 

Free chlorine (Residual chlorine) มก./ล. <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* - 
ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 × 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 1.3 x 104 1.3 x 105 >1.6 x 105 - 

มาตรฐาน   ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 
 ** ผลกำรวิเครำะห์ท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
 - ไม่มีมำตรฐำนน ้ำทิ้งก ำหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-36 
 

ตารางท่ี 4.4-13 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิ้ง บริเวณถงัพกัน ้ำทิ้งของระบบบ ำบดัน ้ำเสียส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.61 7.81 8.04 7.53 7.33 7.51 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 54** 6 24** 43** 29** 21** ไม่เกิน 20 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 31** 7 12 32** 26 13 ไม่เกิน 30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 9.4** <0.2* 10.7** 2.0** 3.2** 0.6 ไม่เกิน 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 59.68** 47.24** 51.98** 16.70 64.22** 55.83** ไม่เกิน 35 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 3.5 2.2 3.4 5.1 2.2 4.8 ไม่เกิน 20 

Free chlorine (Residual chlorine) มก./ล. <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* - 
ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 x 105 3.5 x 104 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 - 

มาตรฐาน   ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 
 ** ผลกำรวิเครำะห์ท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
 - ไม่มีมำตรฐำนน ้ำทิ้งก ำหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-37 
 

ตารางท่ี 4.4-14 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำทิ้ง บริเวณถงัตกตะกอนของระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส ำเร็จรูป Aeromax รุ่น AME-1200 ส่วนอำคำรชุดอยู่อำศยัรวม 
                          แบบใหเ้ช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
16 มกราคม 2566 14 กุมภาพนัธ์ 2566 31 มนีาคม 2566 30 เมษายน 2566 23 พฤษภาคม 2566 8 มิถนุายน 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 6.94 7.22 7.76 7.25 7.26 7.42 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 145** 43** 10 39** 51** 115** ไม่เกิน 20 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 86** 34** 7 14 14 39** ไม่เกิน 30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 11.2** 10.2** 1.8** 7.5** 8.5** 8.6** ไม่เกิน 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 62.41** 65.40** 52.03** 48.72** 49.99** 51.82** ไม่เกิน 35 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 2.0 1.8 1.9 1.2 0.7 4.2 ไม่เกิน 20 

Free chlorine (Residual chlorine) มก./ล. 0.05 <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* - 
ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 × 105 >1.6 x 105 3.3 x 104 >1.6 x 105 2.4 x 104 >1.6 x 105 - 

มาตรฐาน   ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 
 ** ผลกำรวิเครำะห์ท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
 - ไม่มีมำตรฐำนน ้ำทิ้งก ำหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-38 
 

ตารางท่ี 4.4-14 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำทิ้ง บริเวณถงัตกตะกอนของระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส ำเร็จรูป Aeromax รุ่น AME-1200 ส่วนอำคำรชุดอยู่อำศยัรวม 
                                 แบบใหเ้ช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.61 7.81 8.04 7.53 7.33 7.51 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 54** 6 24** 43** 29** 21** ไม่เกิน 20 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 31** 7 12 32** 26 13 ไม่เกิน 30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 9.4** <0.2* 10.7** 2.0** 3.2** 0.6 ไม่เกิน 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 59.68** 47.24** 51.98** 16.70 64.22** 55.83** ไม่เกิน 35 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 3.5 2.2 3.4 5.1 2.2 4.8 ไม่เกิน 20 

Free chlorine (Residual chlorine) มก./ล. <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* - 
ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 x 105 3.5 x 104 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 - 

มาตรฐาน   ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 
 ** ผลกำรวิเครำะห์ท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
 - ไม่มีมำตรฐำนน ้ำทิ้งก ำหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-39 
 

ตารางท่ี 4.4-15 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้ ำทิ้งหลงัออกจำกระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส ำเร็จรูป รุ่น TR-B3-01 ส่วนอำคำรชุดอยู่อำศยัรวม 
                          แบบใหเ้ช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
16 มกราคม 2566 14 กุมภาพนัธ์ 2566 31 มนีาคม 2566 30 เมษายน 2566 23 พฤษภาคม 2566 8 มิถนุายน 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.15 6.70 7.93 7.62 7.60 7.55 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 4 19 24** 26** 22** 56** ไม่เกิน 20 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 6 119** 26 45** 18 18 ไม่เกิน 30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 0.5 <0.2* 2.7** 5.8** 1.6** 1.1** ไม่เกิน 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 18.82 26.29 38.62** 37.84** 37.34** 36.84** ไม่เกิน 35 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. <0.5*
 4.9 1.7 1.3 1.5 2.2 ไม่เกิน 20 

Free chlorine (Residual chlorine) มก./ล. 0.10 <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* - 
ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

1.3 x 103 3.4 × 103 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 - 

มาตรฐาน   ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 
 ** ผลกำรวิเครำะห์ท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
 - ไม่มีมำตรฐำนน ้ำทิ้งก ำหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-40 
 

ตารางท่ี 4.4-15 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้ำทิ้งหลงัออกจำกระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส ำเร็จรูป รุ่น TR-B3-01 ส่วนอำคำรชุดอยู่อำศยัรวม 
                                  แบบใหเ้ช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.44 7.79 8.03 7.70 7.44 7.45 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 28** 24** 27** 39** 29** 24** ไม่เกิน 20 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 12 12 14 20 18 10 ไม่เกิน 30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 1.0 4.2** 1.7** 1.1** 0.9 <0.2* ไม่เกิน 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 37.39** 44.37** 37.17** 34.32 46.46** 51.40** ไม่เกิน 35 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 1.6 3.4 4.5 4.7 3.0 3.6 ไม่เกิน 20 

Free chlorine (Residual chlorine) มก./ล. <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* - 
ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 - 

มาตรฐาน   ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 
 ** ผลกำรวิเครำะห์ท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
 - ไม่มีมำตรฐำนน ้ำทิ้งก ำหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-41 
 

ตารางท่ี 4.4-16 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้ำทิ้งหลงัออกจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียหอ้งพกัมูลฝอย ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
16 มกราคม 2566 14 กุมภาพนัธ์ 2566 31 มนีาคม 2566 30 เมษายน 2566 23 พฤษภาคม 2566 8 มิถนุายน 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.14 7.01 7.60 7.55 7.67 7.05 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 11 13 37** 70** 58** 136** ไม่เกิน 20 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 6 52** 20 35** 24 35** ไม่เกิน 30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* 8.8** 9.1** 8.2** 6.2** ไม่เกิน 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 18.82 25.33 48.52** 56.32** 51.89** 54.01** ไม่เกิน 35 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 0.5 1.5 1.4 1.4 0.7 2.8 ไม่เกิน 20 

Free chlorine (Residual chlorine) มก./ล. 0.22 <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* - 
ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

7.9 x 102 1.3 × 102 >1.6 × 105 3.3 × 104 3.1 × 104 >1.6 × 105 - 

มาตรฐาน   ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 
 ** ผลกำรวิเครำะห์ท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
 - ไม่มีมำตรฐำนน ้ำทิ้งก ำหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-42 
 

ตารางท่ี 4.4-16 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้ ำทิ้งหลงัออกจำกระบบบ ำบดัน ้ ำเสียห้องพกัมูลฝอย ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.36 7.75 7.48 7.39 7.11 6.89 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 55** 29** 25** 66** 42** 42** ไม่เกิน 20 

สำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 29 38** 16 38** 37** 33** ไม่เกิน 30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 10.7** 16.6** 14.7** 3.5** 6.1** 8.9** ไม่เกิน 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 52.48** 60.65** 52.60** 41.95** 63.88** 57.90** ไม่เกิน 35 

น ้ำมนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 2.8 3.9 3.5 4.8 2.2 2.4 ไม่เกิน 20 

Free chlorine (Residual chlorine) มก./ล. <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* - 
ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 - 

มาตรฐาน   ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้ 
 ** ผลกำรวิเครำะห์ท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
 - ไม่มีมำตรฐำนน ้ำทิ้งก ำหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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รูปท่ี 4.4-16 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ค่ำควำมเป็นกรด - ด่ำง (pH) ก่อนกำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-17 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ค่ำบีโอดี (BOD) ก่อนกำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 
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ถังแยกตะกอนขั้นต้น ถังแยกกาก Aeromax ส่วนเกรอะ TR-B3-01 ส่วนเกรอะห้องพกัมูล อย
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เปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบ ีอดี (BOD)

ถังแยกตะกอนขั้นต้น ถังแยกกาก Aeromax ส่วนเกรอะ TR-B3-01 ส่วนเกรอะห้องพกัมูล อย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-44 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-18 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (TSS) ก่อนกำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-19 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของซลัไฟด ์(Sulfide) ก่อนกำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 
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เปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (TSS)

ถังแยกตะกอนขั้นต้น ถังแยกกาก Aeromax ส่วนเกรอะ TR-B3-01 ส่วนเกรอะห้องพกัมูล อย
* Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้
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เปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ ัลไ ด์ (Sulfide)

ถังแยกตะกอนขั้นต้น ถังแยกกาก Aeromax ส่วนเกรอะ TR-B3-01 ส่วนเกรอะห้องพกัมูล อย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-45 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-20 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณทีเคเอน็ (TKN) ก่อนกำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-21 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของไขมนัและน ้ำมนั (Oil &Grease) ก่อนกำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 
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เปรียบเทยีบยผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณไน ตรเจนทั้งหมด (TKN)

ถังแยกตะกอนขั้นต้น ถังแยกกาก Aeromax ส่วนเกรอะ TR-B3-01 ส่วนเกรอะห้องพกัมูล อย
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เปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไขมนัและน า้มนั (Oil & Grease)

ถังแยกตะกอนขั้นต้น ถังแยกกาก Aeromax ส่วนเกรอะ TR-B3-01 ส่วนเกรอะห้องพกัมูล อย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-46 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-22 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ก่อนกำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-23 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ค่ำควำมเป็นกรด - ด่ำง (pH) หลงักำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์แบคทีเรียกลุ่ม คล ิอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)

ถังแยกตะกอนขั้นต้น ถังแยกกาก Aeromax ส่วนเกรอะ TR-B3-01 ส่วนเกรอะห้องพกัมูล อย
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เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

ถังพกัน า้ทิง้อาคารชุดพกัอาศัย ถังตกตะกอน Aeromax บ่อพกัน า้ทิง้ TR-B3-01 บ่อพกัน า้ทิง้ห้องพกัมูล อย

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 5 -  
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รูปท่ี 4.4-24 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ค่ำบีโอดี (BOD) หลงักำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-25 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (TSS) หลงักำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 
 ม
กร
าค
ม 
25
  

14
 กมุ

ภา
พนั

ธ์ 2
5 
 

31
 ม
นีา
คม

 25
  

30
 เม

ษา
ยน

 25
  

23
 พ
ฤษ

ภา
คม

 25
  

  ม
ถิุน

าย
น 
25
  

3 ก
รก
ฎา
คม

 25
  

  สิ
งห

าค
ม 
25
  

5 ก
นัย

าย
น 
25
  

5 ต
ุลา
คม

 25
  

  พ
ฤศ

จกิ
าย
น 
25
  

20
 ธัน

วา
คม

 25
  

ค่า
บี 
อด

 ี(B
OD

) (
มลิ

ลกิ
รัม

ต่อ
ลติ

ร)
เปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบ ีอดี (BOD)

ถังพกัน า้ทิง้อาคารชุดพกัอาศัย ถังตกตะกอน Aeromax บ่อพกัน า้ทิง้ TR-B3-01 บ่อพกัน า้ทิง้ห้องพกัมูล อย

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 20 มิลลกิรัม/ลติร
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เปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (TSS)

ถังพกัน า้ทิง้อาคารชุดพกัอาศัย ถังตกตะกอน Aeromax บ่อพกัน า้ทิง้ TR-B3-01 บ่อพกัน า้ทิง้ห้องพกัมูล อย

* Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจวดัได้

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 30 มิลลกิรัม/ลติร
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รูปท่ี 4.4-26 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของซลัไฟด ์(Sulfide) หลงักำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-27 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณทีเคเอน็ (TKN) หลงักำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 
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เปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ ัลไ ด์ (Sulfide)

ถังพกัน า้ทิง้อาคารชุดพกัอาศัย ถังตกตะกอน Aeromax บ่อพกัน า้ทิง้ TR-B3-01 บ่อพกัน า้ทิง้ห้องพกัมูล อย

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 1.0 มิลลกิรัม/ลติร
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เปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณไน ตรเจนทั้งหมด (TKN)

ถังพกัน า้ทิง้อาคารชุดพกัอาศัย ถังตกตะกอน Aeromax บ่อพกัน า้ทิง้ TR-B3-01 บ่อพกัน า้ทิง้ห้องพกัมูล อย

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 35 มิลลกิรัม/ลติร
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รูปท่ี 4.4-28 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณของไขมนัและน ้ำมนั (Oil &Grease) หลงักำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-29 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) หลงักำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 
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เปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไขมนัและน า้มนั (Oil & Grease)

ถังพกัน า้ทิง้อาคารชุดพกัอาศัย ถังตกตะกอน Aeromax บ่อพกัน า้ทิง้ TR-B3-01 บ่อพกัน า้ทิง้ห้องพกัมูล อย

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 20 มิลลกิรัม/ลติร
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เปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คลอรีนอสิระคงเหลือ (Residual Chlorine)

ถังพกัน า้ทิง้อาคารชุดพกัอาศัย ถังตกตะกอน Aeromax บ่อพกัน า้ทิง้ TR-B3-01 บ่อพกัน า้ทิง้ห้องพกัมูล อย

ไม่มีมาตรฐานก าหนด
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รูปท่ี 4.4-30 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด หลงักำรบ ำบดั 

ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 
 

4.4.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าหอผ่ึงเย็น  
4.4.2.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าท่ีเข้าและออกหอผ่ึงเย็น  

                                       ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                 กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำท่ีเขำ้และออกหอผ่ึงเย็น ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-
ธนัวำคม 2566 จ ำนวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณน ้ำไหลเขำ้มำเติมชดเชยในระบบอ่ำงรองรับ และท่อน ้ำทิ้งจำกหอผ่ึง
เย็น โดยด ำเนินกำรตรวจวัดเดือนละ 1 คร้ัง โดยท ำกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ ำทิ้งในดัชนีต่ำง ๆ ดังน้ี คือ  
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  (TCB) คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual 
chlorine) และเช้ือลีจิโอเนลลำ (Legionella pneumophila) พบว่ำ เกือบทั้งหมดมีค่ำอยู่ในเกณฑม์ำตรฐำนตำม
ประกำศกรมอนำมยั พ.ศ.2544 เร่ือง ขอ้ปฏิบติักำรควบคุมเช่ือสีจิโอเนลลำในหอผึ่งเยน็ของอำคำรในประเทศ
ไทย ยกเวน้ค่ำคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) ท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน ผลกำรตรวจวดั
แสดงดงั ตารางท่ี 4.4-17 ถึงตารางที่ 4.4-18 และรูปท่ี 4.4-31 ถึงรูปท่ี 4.4-34 และภาพท่ี 4.4-2 
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เปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณแบคทเีรียกลุ่ม คล ิอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)

ถังพกัน า้ทิง้อาคารชุดพกัอาศัย ถังตกตะกอน Aeromax บ่อพกัน า้ทิง้ TR-B3-01 บ่อพกัน า้ทิง้ห้องพกัมูล อย

ไม่มีมาตรฐานก าหนด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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ตารางท่ี 4.4-17 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำหอผึ่งเยน็ บริเวณน ้ำไหลเขำ้มำเติมชดเชยในระบบในอ่ำงรับรอง ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

pH - 9.40 6.82 8.16 7.26 8.39 8.40 - 

Free chlorine (Residual chlorine) mg/l <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* มากกว่า 1.0 
Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 ml 1.3 × 103 <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* - 

Legionella pneumophila * CFU/L ND ND 10,000 ND 149 1,238 <100,000(ก) 
มาตรฐาน ประกำศกรมอนำมยั พ.ศ.2544 เร่ือง ขอ้ปฏิบติักำรควบคุมเช่ือสีจิโอเนลลำในหอผึ่งเยน็ของอำคำรในประเทศไทย 

(ก) 1. <100,000 CFU/L เพ่ิมเติมกำรบ ำรุรักษำ ตรวจสอบเฝ้ำระวงัและติดตำมผลของระบบผ้ึงเยน็ 
    2. 100,000 - 1,000 000 CFU/ สภำวะท่ีจะมีอนัตรำยเกิดขึ้นได ้ตอ้งออกหนงัสือตกัเตือนให้มีกำรประเมิน 
        ผลวิธีกำรบ ำรุงรักษำใหม่ รวมทั้งกระบวนกำรท ำลำยเช้ือในน ้ำท่ีใชอ้ยู ่กำรแกไ้ขให้ถูกตอ้ง กำรตรวจสอบ 
        เฝ้ำระวงั และกำรติดตำมผล 
    3. >1,000,000 CFU/L อยูใ่นสภำวะท่ีเป็นอนัตรำยร้ำยแรง ตอ้งออกค ำสั่งปิดระบบทนัทีเพ่ือก ำจดัส่ิงปนเป้ือน 
        ท ำควำมสะอำด ท ำลำยเช้ือ ตรวจสอบ เฝ้ำระวงัและติดตำมผล  

หมายเหตุ * วิเครำะห์โดย บริษทั สเปเช่ียล แลบ็ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
** ผลกำรตรวจวดัท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนที่ก  ำหนด 
- ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด 
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 4-52 
 

ตารางท่ี 4.4-18 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำหอผึ่งเยน็ บริเวณท่อน ้ำทิ้งจำกหอผ่ึงเยน็ ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 

 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

pH - 9.01 8.46 8.93 7.39 7.74 8.67 - 

Free chlorine (Residual chlorine) mg/l <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* มากกว่า 1.0 
Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 ml 2.2 × 102 4.9 × 102 <1.8* 1.7 × 102 45.0 20.0 - 

Legionella pneumophila * CFU/L ND ND ND ND ND ND <100,000(ก) 
มาตรฐาน ประกำศกรมอนำมยั พ.ศ.2544 เร่ือง ขอ้ปฏิบติักำรควบคุมเช่ือสีจิโอเนลลำในหอผึ่งเยน็ของอำคำรในประเทศไทย 

(ก) 1. <100,000 CFU/L เพ่ิมเติมกำรบ ำรุรักษำ ตรวจสอบเฝ้ำระวงัและติดตำมผลของระบบผ้ึงเยน็ 
    2. 100,000 - 1,000 000 CFU/ สภำวะท่ีจะมีอนัตรำยเกิดขึ้นได ้ตอ้งออกหนงัสือตกัเตือนให้มีกำรประเมิน 
        ผลวิธีกำรบ ำรุงรักษำใหม่ รวมทั้งกระบวนกำรท ำลำยเช้ือในน ้ำท่ีใชอ้ยู ่กำรแกไ้ขให้ถูกตอ้ง กำรตรวจสอบ 
        เฝ้ำระวงั และกำรติดตำมผล 
    3. >1,000,000 CFU/L อยูใ่นสภำวะท่ีเป็นอนัตรำยร้ำยแรง ตอ้งออกค ำสั่งปิดระบบทนัทีเพ่ือก ำจดัส่ิงปนเป้ือน 
        ท ำควำมสะอำด ท ำลำยเช้ือ ตรวจสอบ เฝ้ำระวงัและติดตำมผล  

หมายเหตุ * วิเครำะห์โดย บริษทั สเปเช่ียล แลบ็ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
** ผลกำรตรวจวดัท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนที่ก  ำหนด 
- ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด 
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002    4-53 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-31 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ค่ำควำมเป็นกรด - ด่ำง (pH)  

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-32 ผลกำรตรวจวิเครำะห์คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
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ผลการตรวจวเิคราะห์คลอรีนอสิระคงเหลือ (Residual Chlorine)

บริเวณน า้ไหลเข้ามาเติมชดเชย บริเวณท่อน า้ทิง้จากหอผึง่เยน็

ค่ามาตรฐานมากกว่า 1.0 มิลลกิรัมต่อลติร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002    4-54 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-33 ผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-34 ผลกำรตรวจวิเครำะห์เช้ือลีจิโอเนลลำ (Legionella pneumophila) 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
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ผลการตรวจวเิคราะห์เช้ือลจี ิอเนลลา (Legionella pneumophila)

บริเวณน า้ไหลเข้ามาเติมชดเชย บริเวณท่อน า้ทิง้จากหอผึง่เยน็

ต้องน้อยกว่า 100 000 CFU/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002    4-55 
 

4.4.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าท่ีเข้าและออกหอผ่ึงเย็น  

                 เปรียบเทียบกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำท่ีเขำ้และออกหอผ่ึงเย็น จ ำนวน 2 จุด 
ไดแ้ก่ บริเวณน ้ำไหลเขำ้มำเติมชดเชยในระบบอ่ำงรองรับ และท่อน ้ำทิ้งจำกหอผ่ึงเยน็ โดยด ำเนินกำรตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง ระหว่ำงเดือนมกรำคม-ธันวำคม 2566 ผลกำรตรวจวดัแสดงดงั ตารางท่ี 4.4-19 ถึงตารางท่ี  
4.4-20 และรูปท่ี 4.4-35 ถึงรูปท่ี 4.4-38  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002    4-56 
 

ตารางท่ี 4.4-19 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำหอผึ่งเยน็ บริเวณน ้ำไหลเขำ้มำเติมชดเชยในระบบในอ่ำงรับรอง ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
16 มกราคม 2566 14 กุมภาพนัธ์ 2566 31 มนีาคม 2566 30 เมษายน 2566 23 พฤษภาคม 2566 8 มิถนุายน 2566 

pH - 7.39 7.05 7.00 7.64 7.60 8.36 - 

Free chlorine (Residual chlorine) mg/l 0.34** <0.01** <0.01** <0.01** <0.01** <0.01** มากกว่า 1.0 
Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 ml 1.3 x 102 2.3 x 102 <1.8* 3.3 × 102 7.9 × 102 4.6 × 102 - 

Legionella pneumophila * CFU/L 2 ND ND ND ND ND <100,000(ก) 
มาตรฐาน ประกำศกรมอนำมยั พ.ศ.2544 เร่ือง ขอ้ปฏิบติักำรควบคุมเช่ือสีจิโอเนลลำในหอผึ่งเยน็ของอำคำรในประเทศไทย 

(ก) 1. <100,000 CFU/L เพ่ิมเติมกำรบ ำรุรักษำ ตรวจสอบเฝ้ำระวงัและติดตำมผลของระบบผ้ึงเยน็ 
    2. 100,000 - 1,000 000 CFU/ สภำวะท่ีจะมีอนัตรำยเกิดขึ้นได ้ตอ้งออกหนงัสือตกัเตือนให้มีกำรประเมิน 
        ผลวิธีกำรบ ำรุงรักษำใหม่ รวมทั้งกระบวนกำรท ำลำยเช้ือในน ้ำท่ีใชอ้ยู ่กำรแกไ้ขให้ถูกตอ้ง กำรตรวจสอบ 
        เฝ้ำระวงั และกำรติดตำมผล 
    3. >1,000,000 CFU/L อยูใ่นสภำวะท่ีเป็นอนัตรำยร้ำยแรง ตอ้งออกค ำสั่งปิดระบบทนัทีเพ่ือก ำจดัส่ิงปนเป้ือน 
        ท ำควำมสะอำด ท ำลำยเช้ือ ตรวจสอบ เฝ้ำระวงัและติดตำมผล  

หมายเหตุ * วิเครำะห์โดย บริษทั สเปเช่ียล แลบ็ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
** ผลกำรตรวจวดัท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนที่ก  ำหนด 
- ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด 
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002    4-57 
 

ตารางท่ี 4.4-19 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำหอผึ่งเยน็ บริเวณน ้ำไหลเขำ้มำเติมชดเชยในระบบในอ่ำงรับรอง ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

pH - 9.40 6.82 8.16 7.26 8.39 8.40 - 

Free chlorine (Residual chlorine) mg/l <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* มากกว่า 1.0 
Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 ml 1.3 × 103 <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* - 

Legionella pneumophila * CFU/L ND ND 10,000 ND 149 1,238 <100,000(ก) 
มาตรฐาน ประกำศกรมอนำมยั พ.ศ.2544 เร่ือง ขอ้ปฏิบติักำรควบคุมเช่ือสีจิโอเนลลำในหอผึ่งเยน็ของอำคำรในประเทศไทย 

(ก) 1. <100,000 CFU/L เพ่ิมเติมกำรบ ำรุรักษำ ตรวจสอบเฝ้ำระวงัและติดตำมผลของระบบผ้ึงเยน็ 
    2. 100,000 - 1,000 000 CFU/ สภำวะท่ีจะมีอนัตรำยเกิดขึ้นได ้ตอ้งออกหนงัสือตกัเตือนให้มีกำรประเมิน 
        ผลวิธีกำรบ ำรุงรักษำใหม่ รวมทั้งกระบวนกำรท ำลำยเช้ือในน ้ำท่ีใชอ้ยู ่กำรแกไ้ขให้ถูกตอ้ง กำรตรวจสอบ 
        เฝ้ำระวงั และกำรติดตำมผล 
    3. >1,000,000 CFU/L อยูใ่นสภำวะท่ีเป็นอนัตรำยร้ำยแรง ตอ้งออกค ำสั่งปิดระบบทนัทีเพ่ือก ำจดัส่ิงปนเป้ือน 
        ท ำควำมสะอำด ท ำลำยเช้ือ ตรวจสอบ เฝ้ำระวงัและติดตำมผล  

หมายเหตุ * วิเครำะห์โดย บริษทั สเปเช่ียล แลบ็ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
** ผลกำรตรวจวดัท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนที่ก  ำหนด 
- ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด 
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002    4-58 
 

ตารางท่ี 4.4-20 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำหอผึ่งเยน็ บริเวณท่อน ้ำทิ้งจำกหอผ่ึงเยน็ ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
16 มกราคม 2566 14 กุมภาพนัธ์ 2566 31 มนีาคม 2566 30 เมษายน 2566 23 พฤษภาคม 2566 8 มิถนุายน 2566 

pH - 8.61 7.19 8.60 7.12 7.00 8.31 - 

Free chlorine (Residual chlorine) mg/l 0.02** <0.01** <0.01** <0.01** <0.01** <0.01** มากกว่า 1.0 
Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 ml 2.3 x 102 18 7.0 × 102 4.9 × 102 2.3 × 102 2.4 × 103 - 

Legionella pneumophila * CFU/L ND ND ND 396 ND ND <100,000(ก) 
มาตรฐาน ประกำศกรมอนำมยั พ.ศ.2544 เร่ือง ขอ้ปฏิบติักำรควบคุมเช่ือสีจิโอเนลลำในหอผึ่งเยน็ของอำคำรในประเทศไทย 

(ก) 1. <100,000 CFU/L เพ่ิมเติมกำรบ ำรุรักษำ ตรวจสอบเฝ้ำระวงัและติดตำมผลของระบบผ้ึงเยน็ 
    2. 100,000 - 1,000 000 CFU/ สภำวะท่ีจะมีอนัตรำยเกิดขึ้นได ้ตอ้งออกหนงัสือตกัเตือนให้มีกำรประเมิน 
        ผลวิธีกำรบ ำรุงรักษำใหม่ รวมทั้งกระบวนกำรท ำลำยเช้ือในน ้ำท่ีใชอ้ยู ่กำรแกไ้ขให้ถูกตอ้ง กำรตรวจสอบ 
        เฝ้ำระวงั และกำรติดตำมผล 
    3. >1,000,000 CFU/L อยูใ่นสภำวะท่ีเป็นอนัตรำยร้ำยแรง ตอ้งออกค ำสั่งปิดระบบทนัทีเพ่ือก ำจดัส่ิงปนเป้ือน 
        ท ำควำมสะอำด ท ำลำยเช้ือ ตรวจสอบ เฝ้ำระวงัและติดตำมผล  

หมายเหตุ * วิเครำะห์โดย บริษทั สเปเช่ียล แลบ็ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
** ผลกำรตรวจวดัท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนที่ก  ำหนด 
- ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด 
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002    4-59 
 

ตารางท่ี 4.4-20 (ต่อ) เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำหอผึ่งเยน็ บริเวณท่อน ้ำทิ้งจำกหอผ่ึงเยน็ ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม 2566 

 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
3 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566 

pH - 9.01 8.46 8.93 7.39 7.74 8.67 - 

Free chlorine (Residual chlorine) mg/l <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* <0.01* มากกว่า 1.0 
Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 ml 2.2 × 102 4.9 × 102 <1.8* 1.7 × 102 45.0 20.0 - 

Legionella pneumophila * CFU/L ND ND ND ND ND ND <100,000(ก) 
มาตรฐาน ประกำศกรมอนำมยั พ.ศ.2544 เร่ือง ขอ้ปฏิบติักำรควบคุมเช่ือสีจิโอเนลลำในหอผึ่งเยน็ของอำคำรในประเทศไทย 

(ก) 1. <100,000 CFU/L เพ่ิมเติมกำรบ ำรุรักษำ ตรวจสอบเฝ้ำระวงัและติดตำมผลของระบบผ้ึงเยน็ 
    2. 100,000 - 1,000 000 CFU/ สภำวะท่ีจะมีอนัตรำยเกิดขึ้นได ้ตอ้งออกหนงัสือตกัเตือนให้มีกำรประเมิน 
        ผลวิธีกำรบ ำรุงรักษำใหม่ รวมทั้งกระบวนกำรท ำลำยเช้ือในน ้ำท่ีใชอ้ยู ่กำรแกไ้ขให้ถูกตอ้ง กำรตรวจสอบ 
        เฝ้ำระวงั และกำรติดตำมผล 
    3. >1,000,000 CFU/L อยูใ่นสภำวะท่ีเป็นอนัตรำยร้ำยแรง ตอ้งออกค ำสั่งปิดระบบทนัทีเพ่ือก ำจดัส่ิงปนเป้ือน 
        ท ำควำมสะอำด ท ำลำยเช้ือ ตรวจสอบ เฝ้ำระวงัและติดตำมผล  

หมายเหตุ * วิเครำะห์โดย บริษทั สเปเช่ียล แลบ็ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
** ผลกำรตรวจวดัท่ีมีค่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนที่ก  ำหนด 
- ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด 
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002    4-60 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-35 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ค่ำควำมเป็นกรด - ด่ำง (pH)  

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-36 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23
 ม
กร
าค
ม 
25
  

13
 กมุ

ภา
พนั

ธ์ 2
5 
 

3 ม
นีา
คม

 25
  

1 
 เม

ษา
ยน

 25
  

22
 พ
ฤษ

ภา
คม

 25
  

20
 ม
ถิุน

าย
น 
25
  

3 ก
รก
ฎา
คม

 25
  

  สิ
งห

าค
ม 
25
  

5 ก
นัย

าย
น 
25
  

5 ต
ุลา
คม

 25
  

  พ
ฤศ

จกิ
าย
น 
25
  

20
 ธัน

วา
คม

 25
  

ค่า
คว

าม
เป็
นก

รด
-ด่
าง
 (p

H)
เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

บริเวณน า้ไหลเข้ามาเติมชดเชย บริเวณท่อน า้ทิง้จากหอผึง่เยน็

ไม่มีมาตรฐานก าหนด
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เปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คลอรีนอสิระคงเหลือ (Residual Chlorine)

บริเวณน า้ไหลเข้ามาเติมชดเชย บริเวณท่อน า้ทิง้จากหอผึง่เยน็

ค่ามาตรฐานมากกว่า 1.0 มิลลกิรัมต่อลติร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002    4-61 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-37 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
 

 
รูปท่ี 4.4-38 เปรียบเทียบผลกำรตรวจวิเครำะห์เช้ือลีจิโอเนลลำ (Legionella pneumophila) 

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์แบคทีเรียกลุ่ม คล ิอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)

บริเวณน า้ไหลเข้ามาเติมชดเชย บริเวณท่อน า้ทิง้จากหอผึง่เยน็

ไม่มีมาตรฐานก าหนด
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เปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์เช้ือลจีิ อเนลลา (Legionella pneumophila)

บริเวณน า้ไหลเข้ามาเติมชดเชย บริเวณท่อน า้ทิง้จากหอผึง่เยน็

ต้องน้อยกว่า 100 000 CFU/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002    4-62 
 

 

 

 

 
 

เดือนกรกฎำคม 2566 เดือนสิงหำคม 2566 

 

 

 

 
เดือนกนัยำยน 2566 เดือนตุลำคม 2566 

 

 
 

 

เดือนพฤศจิกำยน 2566 เดือนธนัวำคม 2566 
บริเวณถงัแยกตะกอนขั้นตน้ของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย ส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั 

ภาพที่ 4.4-1 จดุตรวจวดัคุณภำพน ้ำทิ้ง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002    4-63 
 

 

 

 

 

 

 
 

เดือนกรกฎำคม 2566 เดือนสิงหำคม 2566 
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เดือนกนัยำยน 2566 เดือนตุลำคม 2566 

 

 
 

 

เดือนพฤศจิกำยน 2566 เดือนธนัวำคม 2566 

บริเวณถงัแยกกำก-ปรับสภำพสมดุลของระบบบ ำบดัน ้ำเสียส ำเร็จรูป  
ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) จดุตรวจวดัคุณภำพน ้ำทิ้ง 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002    4-64 
 

 

 

 

 

 

 
 

เดือนกรกฎำคม 2566 เดือนสิงหำคม 2566 

 

 

 
 

เดือนกนัยำยน 2566 เดือนตุลำคม 2566 

 

 
 

 

เดือนพฤศจิกำยน 2566 เดือนธนัวำคม 2566 

บริเวณส่วนเกรอะของระบบบ ำบดัน ้ำเสียส ำเร็จรูป 
ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) จดุตรวจวดัคุณภำพน ้ำทิ้ง 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002    4-65 
 

 

 

 

 
 

เดือนกรกฎำคม 2566 เดือนสิงหำคม 2566 

 

 
 

 

 
 

เดือนกนัยำยน 2566 เดือนตุลำคม 2566 

 

 
 

 

เดือนพฤศจิกำยน 2566 เดือนธนัวำคม 2566 
บริเวณส่วนเกรอะของระบบบ ำบดัน ้ำเสียห้องพกัมูลฝอย 

ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) จดุตรวจวดัคุณภำพน ้ำทิ้ง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002    4-66 
 

 

 

 
 

 

 

เดือนกรกฎำคม 2566 เดือนสิงหำคม 2566 
 

 
 

 

 
 

เดือนกนัยำยน 2566 เดือนตุลำคม 2566 

 

 
 

 

เดือนพฤศจิกำยน 2566 เดือนธนัวำคม 2566 
บริเวณถงัพกัน ้ำทิ้งของระบบบ ำบดัน ้ำเสียส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั 

ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) จดุตรวจวดัคุณภำพน ้ำทิ้ง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002    4-67 
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เดือนพฤศจิกำยน 2566 เดือนธนัวำคม 2566 

บริเวณถงัตกตะกอนของระบบบ ำบดัน ้ำเสียส ำเร็จรูป  
ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) จดุตรวจวดัคุณภำพน ้ำทิ้ง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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เดือนพฤศจิกำยน 2566 เดือนธนัวำคม 2566 
บริเวณบ่อพกัน ้ำทิ้งหลงัออกจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียส ำเร็จรูป  

ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) จดุตรวจวดัคุณภำพน ้ำทิ้ง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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เดือนพฤศจิกำยน 2566 เดือนธนัวำคม 2566 
บริเวณบ่อพกัน ้ำทิ้งหลงัออกจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียห้องพกัมูลฝอย 

ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) จดุตรวจวดัคุณภำพน ้ำทิ้ง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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เดือนพฤศจิกำยน 2566 เดือนธนัวำคม 2566 

บริเวณน ้ำไหลเขำ้มำเติมชดเชยในระบบในอ่ำงรับรอง 
ภาพที่ 4.4-2 จดุตรวจวดัคุณภำพน ้ำหอผึ่งเยน็ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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เดือนพฤศจิกำยน 2566 เดือนธนัวำคม 2566 
บริเวณทอ่น ้ำทิ้งจำกหอผึ่งเยน็ 

ภาพที่ 4.4-2 (ต่อ) จดุตรวจวดัคุณภำพน ้ำหอผึ่งเยน็ 
 


