
 

 

 

 

 

  บทที� 4 

ผลการตรวจวัดเพื�อติดตาม 

คณุภาพสิ�งแวดล้อม 
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บทที� 4 

ผลการตรวจวัดเพื�อตรวจติดตามคุณภาพสิ�งแวดล้อม 

 

จากการตรวจวดัคุณภาพนํ�าเสียหลงับาํบดัและนํ�าสระว่ายนํ�าเพื�อติดตามคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม ของ โรงแรม ไฮซี หวั

หิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั) ในระหวา่ง เดือนกรกฎาคม – เดือนธนัวาคม 2566 ซึ�งทางสถานประกอบการ

ไดท้าํการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํ�าเสีย และนํ�าสระว่ายนํ�าในเดือนกรกฎาคม – เดือนธนัวาคม 2566 ซึ�งผลการ

วิเคราะหที์�ทาํการตรวจวดั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี�  
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4.1 ระบบบําบัดนํ�าเสีย 

       แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนํ�าทิ�งหลงับาํบดั 

วันที�เก็บตัวอย่าง 
ดัชนีที�ตรวจวัด 

pH BOD 

26/01/2566 7.77 36.00 

09/02/2566 7.72 40.00 

07/03/2566 7.80 60.00 

04/04/2566 7.40 68.00 

03/05/2566 7.50 51.00 

07/06/2566 7.80 63.00 

06/07/2566 7.30 60.00 

16/08/2566 7.30 52.00 

05/09/2566 7.70 58.00 

11/10/2566 7.40 20.30 

03/11/2566 7.60 38.50 

06/12/2566 7.30 58.50 

ค่ามาตรฐาน 5.5 -9.0 <40 
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หมายเหตุ ; 

(1)   วิธีการวิเคราะห ์: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017 

 (2)   มาตรฐาน : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  เรื�องกาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ�าทิ�งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) ลงวนัที� � พฤศจิกายน 2548 

  (3)   ≤                   หมายถึง นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 

 ที�มา : บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 

            

    จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ�าทิ�งหลงับาํบดัของโรงแรม ไฮซี หวัหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั) ตั�งแต่เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 (จากตารางที� 4-1) พบว่าคณุภาพนํ�าทิ�งหลงับาํบดั

ของโครงการ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานควบคุมการระบายนํ�าทิ�งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ค), ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  เรื�องกาํหนดมาตรฐานควบคุม

การระบายนํ�าทิ�งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) ลงวนัที� � พฤศจิกายน 2548 

 ซึ�งสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี�  

1. ปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.30-7.70 (มาตรฐาน 5.5-9.0 pH Unit) สรุปไดว้่าคุณภาพนํ�าทิ�งหลงับาํบดัของโครงการมีปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่างอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

    ที�กาํหนด (ภาพที� 4-1.1) 

2. ปริมาณค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD) มีค่า 20.30-60.00 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน <40 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปไดว้่าคุณภาพนํ�าทิ�งหลงับาํบดัของโครงการมีปริมาณค่า BOD 

    สูงกว่าเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนด (ภาพที� 4-1.2) 
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ตารางที� 4-2 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ�าสระว่ายนํ�าพารามิเตอร์ค่าทางเคมี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

 (1) วธีิการวิเคราะห์  : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017 

 (2) มาตรฐาน           : ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที� 1/2550 เรื�อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ�าหรือกิจการอื�นๆ ในทาํนองเดียวกนั  

วันที�เก็บ

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง ดัชนีที�ตรวจวัด 

คุณภาพ pH 
Residual 

Chlorine 

Combined 

Chlorine 
Alkalinity 

Calcium 

Hardness 
Cyanuric acid Ammonia Nitrate 

26/01/2566 สระว่ายนํ�า 8.70 7.80 0.10 80 1000 66 ตรวจไม่พบ 16.00 

09/02/2566 สระว่ายนํ�า 7.80 3.70 0.70 80 1000 50 ตรวจไม่พบ 2.40 

07/03/2566 สระว่ายนํ�า 4.59 0.10 50.90 80 1000 55 1.80 11.30 

04/04/2566 สระว่ายนํ�า 5.10 2.30 0.70 80 960 60 4.00 20.10 

17/05/2566 สระว่ายนํ�า 7.48 0.20 2.80 80 920 60 1.60 10.70 

17/06/2566 สระว่ายนํ�า 4.90 3.0 1.00 80 356 60 6.50 12.11 

06/07/2566 สระว่ายนํ�า 6.82 1.50 0.50 80 320 2.0 1.60 13.40 

16/08/2566 สระว่ายนํ�า 7.68 ตรวจไม่พบ 0.50 20 344 2.0 ตรวจไม่พบ 14.10 

05/09/2566 สระว่ายนํ�า 7.26 3.00 1.00 40 324 2.0 ตรวจไม่พบ 14.40 

11/10/2566 สระว่ายนํ�า 7.26 0.50 0.20 40 320 3.0 ตรวจไม่พบ 14.0 

03/11/2566 สระว่ายนํ�า 3.33 0.10 0.60 120 316 5.0 ตรวจไม่พบ 25.40 

06/12/2566 สระว่ายนํ�า 4.00 0.10 0.10 100 300 12.0 ตรวจไม่พบ 20.0 

ค่ามาตรฐาน  7.2-8.4 0.6-1.0 0.5-1.0 80-100 0 30-60 <20 <50 
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 (3) <  หมายถึง นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 

 (4) >  หมายถึง มากกว่าหรือเท่ากบั 

 ที�มา : บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 

 

ตารางที� 4-2 (ต่อ) แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ�าสระว่ายนํ�าพารามิเตอร์ค่าทางชีววิทยา  

วันที�เก็บ
ตัวอย่าง 

 

ตัวอย่าง 
ดัชนีที�ตรวจวัด 

คุณภาพนํ�า Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria Eacherichla Coli Staphylococcus Aureus Pseudomonas  Aeruginosa 

26/01/2566 สระว่ายนํ�า  < 1.8 < 1.8 ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ 

09/02/2566 สระว่ายนํ�า  < 1.8 < 1.8 ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ 

07/03/2566 สระว่ายนํ�า < 1.8 < 1.8 ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ 

04/04/2566 สระว่ายนํ�า < 1.8 < 1.8 ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ 

17/05/2566 สระว่ายนํ�า  < 1.8 ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ 

17/06/2566 สระว่ายนํ�า  < 1.8 ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ 

06/07/2566 สระว่ายนํ�า < 1.8 ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ 

16/08/2566 สระว่ายนํ�า < 1.8 ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ 
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หมายเหตุ 

       (1) วิธีการวิเคราะห์  : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017 

       (2) มาตรฐาน           : ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที� 1/2550 เรื�อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ�าหรือกิจการอื�นๆ ในทาํนองเดียวกนั 

       (3) <  หมายถึง นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 

       (4) < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวธีิของห้องปฏิบติัการวิเคราะห ์

       ที�มา : บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 

วันที�เก็บ
ตัวอย่าง 

 
ตัวอย่าง 

ดัชนีที�ตรวจวัด 

คุณภาพนํ�า Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria Eacherichla Coli Staphylococcus Aureus Pseudomonas  Aeruginosa 

05/09/2566 สระว่ายนํ�า < 1.8 ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ 

11/10/2566 สระว่ายนํ�า < 1.8 ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ 

03/11/2566 สระว่ายนํ�า < 1.8 ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ 

06/12/2566 สระว่ายนํ�า < 1.8 ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ 

ค่ามาตรฐาน  < 10.0 ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ ตรวจไม่พบเชื�อ 
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จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ�าสระว่ายนํ�าของโรงแรม ไฮซี หวัหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั) ตั�งแต่เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 (จากตารางที� 4.2) พบว่าคุณภาพนํ�าสระ

ว่ายนํ�า ของโครงการโดยใชว้ิธีมาตรฐานตามตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที� 1/2550 เรื�องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ�าหรือกิจการอื�น ๆ ในทาํนอง

เดียวกนั สําหรับผลการวิเคราะหค์ุณภาพนํ�าสระว่ายนํ�าของเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 ซึ�งสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี�  

1. คุณภาพนํ� าสระว่ายนํ� า ปริมาณค่า pH มีค่า 3.33-7.68 (มาตรฐาน 7.2-8.4) สรุปไดว้่าคุณภาพนํ� าสระว่ายนํ� าของโครงการมีปริมาณค่า pH เดือน กรกฎาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม ตํ�ากว่า

เกณฑม์าตรฐานที�กาํหนด นอกนั�นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนด (ภาพที� 4-2.1)  

2. คุณภาพนํ�าสระว่ายนํ�า ปริมาณค่า Residual Chlorine มีค่า 0-3.0 (มาตรฐาน 0.6-1.0) สรุปไดว้่าคุณภาพนํ�าสระว่ายนํ�าของโครงการมีปริมาณค่า Residual Chlorine เดือน กรกฎาคม, 

กนัยายน สูงกว่าเกินเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนด นอกนั�นตํ�ากว่าเกณฑม์าตรฐาน (ภาพที� 4-2.2) 

3. คุณภาพนํ� าสระว่ายนํ� า ปริมาณของ Combine Chlorine มี 0.2-1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลาํดบั (มาตรฐาน 0.5 – 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ� งมีปริมาณของ Combine Chlorine ของเดือน ตุลาคม ตํ�า

กว่าเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนด นอกนั�นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนด (ภาพที� 4-2.3) 

4. คุณภาพนํ�าสระว่ายนํ�า ปริมาณของ Alkalinity มีค่า 20-120  mg/L as CaCO (มาตรฐาน 80 – 100) ซึ�งมีปริมาณของ Alkalinity ของเดือน สิงหาคม-ตุลาคม ตํ�ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที�กาํหนด 

(ภาพที� 4-2.4) 

5. คุณภาพนํ� าสระว่ายนํ� า ปริมาณค่าความกระดา้ง (Calcium Hardness) มีค่า 300-344 Mg/L.Ca สรุปไดว้่าคุณภาพนํ�าสระว่ายนํ�าของโครงการมีปริมาณค่าความกระดา้งอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน

ที�กาํหนด (ภาพที� 4-2.5) 

6. คุณภาพนํ� าสระว่ายนํ� า ปริมาณของ Cyanuric Acid มีค่า 2.0-12.0  มิลลิกรัม/ลิตรตามลาํดบั (มาตรฐาน 30 – 60 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ� งมีปริมาณของ Cyanuric Acid อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที�

กาํหนด (ภาพที� 4-2.6) 

7. คุณภาพนํ� าสระว่ายนํ� า ปริมาณของ Ammonia มีค่าเท่ากบั 0.0-1.60 mg/L  (มาตรฐาน <20  มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่านํ� าสระว่ายนํ� าของโครงการมีปริมาณค่า Ammonia อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานที�กาํหนด (ภาพที� 4-2.7) 

8. คุณภาพนํ�าสระว่าย ปริมาณของ Nitrate มีค่า 13.40-25.40 mg/L NO3-N (มาตรฐาน <50.0 ) สรุปไดว้่านํ�าสระว่ายนํ�าของโครงการมีปริมาณค่า Nitrate อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนด 

 (ภาพที� 4-2.8) 
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9. คุณภาพนํ� าสระว่ายนํ� า ปริมาณของ Total Coliform Bacteria มีค่า < 1.8 แสดงว่า ตรวจไม่พบเชื�อ (มาตรฐาน <  10 MPN/100 mL) ซึ� งมีปริมาณของ Total Coliform Bacteric  อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานที�กาํหนด   

10. คุณภาพนํ� าสระว่ายนํ� า ปริมาณของ Feecal Coliform Bacteria มีค่า < 1.8 แสดงว่า ตรวจไม่พบเชื�อ (มาตรฐานตรวจไม่พบเชื�อ) ซึ� งมีปริมาณของ Faecal Coliform Bacteric อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานที�กาํหนด   

11.   คุณภาพนํ�าสระว่ายนํ�า ปริมาณของ E.coli มีค่าเท่ากบั ตรวจไม่พบเชื�อ (มาตรฐานตรวจไม่พบเชื�อ) ซึ�งมีปริมาณของ E.coli อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนด  

12.  คุณภาพนํ�าสระว่ายนํ�า ปริมาณของ S.aures มีค่าเท่ากบั ตรวจไม่พบเชื�อ (มาตรฐานตรวจไม่พบเชื�อ) ซึ�งมีปริมาณของ S.aures อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนด  

13.  คุณภาพนํ�าสระว่ายนํ�า ปริมาณของ Psudommnas มีค่าเท่ากบั ตรวจไม่พบเชื�อ (มาตรฐานตรวจไม่พบเชื�อ) ซึ�งมีปริมาณของ Psudommnas อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนด  
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ภาพที� 4.1-1 กราฟแสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในนํ�าเสียหลงับาํบดั 

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 ก.ค.-66 ส.ค.-66 ก.ย.-66 ต.ค.-66 พ.ย.-66 ธ.ค.-66

pH
 (p

H
 U

ni
t)

เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในนํ�าทิ�งหลังบําบัด

มาตรฐานสูงสุด 9.0

มาตรฐานตํ�าสุด 5.0

ผลการวเิคราะห์
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ภาพที� 4.1-2 กราฟแสดงปริมาณบีโอดี (BOD) ในนํ�าเสียหลงับาํบดั 
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กราฟแสดงปริมาณค่า (BOD) ในนํ�าทิ�งหลงับําบัด

มาตรฐาน ≤ 40 mg/L

ผลการวเิคราะห์
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ภาพที� 4.2-1 กราฟแสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในนํ�าสระว่ายนํ�า 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในสระว่ายนํ�า

มาตรฐานสูงสุด 8.4

มาตรฐานตํ�าสุด 7.2

ผลการวเิคราะห์
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ภาพที� 4.2-2 กราฟแสดงค่าคลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) ในนํ�าสระว่ายนํ�า 
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กราฟแสดงปริมาณค่า (Residual Chlorine) ในนํ�าสระว่ายนํ�า

ผลการวิเคราะห์

มาตรฐานสูงสุด 1.0 mg/L

มาตรฐานตํ�าสุด 0.6 mg/L
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ภาพที� 4.2-3 กราฟแสดงค่า (Combined Chlorine) ในนํ�าสระว่ายนํ�า 
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กราฟแสดงปริมาณค่า (Combined Chlorine) ในนํ�าสระว่ายนํ�า

มาตรฐานสูงสุด 1.0 

umhos/cm

ผลการวิเคราะห์
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ภาพที� 4.2-4 กราฟแสดงค่า (Alkalinity) ในนํ�าสระว่ายนํ�า 
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กราฟแสดงปริมาณค่า (Alkalinity) ในนํ�าสระว่ายนํ�า

มาตรฐานตํ�าสุด 80 mg/L

ผลการวเิคราะห์

มาตรฐานสูงสุด 100 mg/L
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ภาพที� 4.2-5 กราฟแสดงค่าความกระดา้ง (Calcium Hardness) ในนํ�าสระว่ายนํ�า 
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กราฟแสดงปริมาณค่า (Calcium Hardness) ในนํ�าสระว่ายนํ�า

ผลการวเิคราะห์
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ภาพที� 4.2-6 กราฟแสดงค่า (Cyanuric Acid) ในนํ�าสระว่ายนํ�า 
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กราฟแสดงปริมาณค่า (Cyanuric acid) ในนํ�าสระว่ายนํ�า

ผลการวิเคราะห์

มาตรฐานสูงสุด 60 mg/L

มาตรฐานตํ�าสุด 30 mg/L
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ภาพที� 4.2-7 กราฟแสดงค่า (Ammonia) ในนํ�าสระว่ายนํ�า 
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กราฟแสดงปริมาณค่า (Ammonia) ในนํ�าสระว่ายนํ�า

ผลการวิเคราะห์

มาตรฐาน 20 mg/L
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ภาพที� 4.2-8 กราฟแสดงค่า (Nitrate) ในนํ�าสระว่ายนํ�า 
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กราฟแสดงปริมาณค่า (Nitrate) ในนํ�าสระว่ายนํ�า

ผลการวิเคราะห์

มาตรฐาน 50 mg/L


