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ตวัอยำ่งเอกสำรทดสอบกำรเดินระบบไฟฟ้ำส ำรอง  



Service Docket

 

  

Project Name Client Name

Central  Phuket Floresta (เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า) Central Festival Phuket 2 (เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 2) คุณกิตติ

Docket Number Client Contact Number

TH178363 08-7278-6167

Contract Number

SC-SP-201008-20

Maintenance
Elevator ลิฟต์

Task Set R F4 R F4 F4 F4

Building/Block E06 E07 E08 E12 E13 E14

Unit 143306 143308 143309 143310 143311 143312

Arrival Tasks|เมื่อถึงหน่วยงาน       

Pit|บ่อลิฟต์       

Car and Landing Indicators and Pushbuttons
|ตัวลิฟต์ ไฟบอกชั้นและปุ่มกดหน้าชั้น

      

Door Operation|ระบบควบคุมประตู       

Machine Room Safety|อุปกรณ์เซฟตี้ในห้องเครื่อง       

Motor Room Equipment|อุปกรณ์ในห้องเครื่อง       

Doors|ประตู       

Car Top and Shaft|หลังคาลิฟต์และปล่องลิฟต์       

Departure|การออกจากหน่วยงาน       

Material Used อุปกรณ์ที่ใช้/Spare Parts Used E06 143306-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E07 143308-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E08 143309-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E12 143310-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E13 143311-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ ผ้ายูส
E14 143312-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
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Service Docket

 

Comments and Recommendations
 

E06 143306-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือนกรกฏาคม2566
ชูวส์ประตูเสื่อสภาพ24ชิ้น
พัดลม1ตัว
E07 143308-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือนกรกฏาคม2566
ชูวส์ประตูเสื่อมสภาพ24ชิ้น
พัดลมระบายอากาศ1ตัว
E08 143309-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ชูประตูนอกในเสื่อมสภาพ 24 ชิ้น พัดลมระบายอากาศ 1 ตัว
E12 143310-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ชูประตูเสื่อมสภาพ 24 ชิ้น พัดลมระบายอากาศ 1 ตัว
E13 143311-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ชูส์ประตูเสื่อมสภาพ 24 ชิ้น พัดลมระบายอากาศ 1 ตัว
E14 143312-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือนกรกฎาคม 2566ชูส์ ประตูนอกในเสื่อมสภาพ 24 ชิ้น พัดลมระบายอากาศ 1 ตัว
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Technician Confirmation
 

Technician Ruckchart 
Tiamsorn

Dispatch Time -

Time In 2023-07-03 21:40

Time Out 2023-07-03 23:58

Date วันที่ 2023-07-03

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-03 21:40

End Date 2023-07-03 23:58
 

Technician Signature

 

Technician Tongdaeng Niyom

Dispatch Time -

Time In 2023-07-03 21:40

Time Out 2023-07-03 23:58

Date วันที่ 2023-07-03

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-03 21:40

End Date 2023-07-03 23:58
 

Technician Signature

 

Technician Srinoon Somnouk

Dispatch Time -

Time In 2023-07-03 21:40

Time Out 2023-07-03 23:58

Date วันที่ 2023-07-03

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-03 21:40

End Date 2023-07-03 23:58
 

Technician Signature

 

Technician Boonsit Wisit

Dispatch Time -

Time In 2023-07-03 21:40

Time Out 2023-07-03 23:58

Date วันที่ 2023-07-03

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-03 21:40

End Date 2023-07-03 23:58
 

Technician Signature

Client Confirmation
Client Comment or Proposal

 

Date วันที่

2023-07-03

Client Signature

Client Name

คุณกิตติ

Email

Group@cpn.co.th (Default)

me.pkt2group@centralpattan
a.co.th

(Default)

MEPKT2Group@cpn.co.th (Default)
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Service Docket

 

  

Project Name Client Name

Central  Phuket Floresta (เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า) Central Festival Phuket 2 (เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 2) คุณกิตติ

Docket Number Client Contact Number

TH178496 08-7278-6167

Contract Number

SC-SP-201008-20

Maintenance
Elevator ลิฟต์

Task Set F4 F4 F4

Building/Block E09 E10 E11

Unit 143184 143185 143186

Arrival Tasks|เมื่อถึงหน่วยงาน    

Pit|บ่อลิฟต์    

Car and Landing Indicators and Pushbuttons
|ตัวลิฟต์ ไฟบอกชั้นและปุ่มกดหน้าชั้น

   

Door Operation|ระบบควบคุมประตู    

Motor Room Equipment|อุปกรณ์ในห้องเครื่อง    

Doors|ประตู    

Car Top and Shaft|หลังคาลิฟต์และปล่องลิฟต์    

Departure|การออกจากหน่วยงาน    

Material Used อุปกรณ์ที่ใช้/Spare Parts Used E09 143184-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E10 143185-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E11 143186-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน

 

Comments and Recommendations
 

E09 143184-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือน กรกฎาคม 2566 เปลี่ยนชุดงานเบรค พร้อมแบตเตอรี่ 1 ก้อน อุปกรณ์ เสื่อมสภาพพัดลมระบายอากาศ 1 ตัว
E10 143185-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือน กรกฎาคม 2566 เปลี่ยนชุดงานเบรค พร้อม แบตเตอรี่ 1 ก้อน อุปกรณ์เสื่อมสภาพ 1 พัดลมระบายอากาศ 2 ตัว
E11 143186-Elevator > MRL > Gearless: ทำการตรวจเช็ค ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 อุปกรณ์เสื่อมสภาพ พัดลมระบายอากาศ จำนวน 2 ตัว
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Technician Confirmation
 

Technician Ruckchart 
Tiamsorn

Dispatch Time -

Time In 2023-07-04 22:05

Time Out 2023-07-05 00:00

Date วันที่ 2023-07-05

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-04 22:05

End Date 2023-07-05 00:00
 

Technician Signature

 

Technician Tongdaeng Niyom

Dispatch Time -

Time In 2023-07-04 22:05

Time Out 2023-07-05 00:00

Date วันที่ 2023-07-05

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-04 22:05

End Date 2023-07-05 00:00
 

Technician Signature

 

Technician Srinoon Somnouk

Dispatch Time -

Time In 2023-07-04 22:05

Time Out 2023-07-05 00:00

Date วันที่ 2023-07-05

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-04 22:05

End Date 2023-07-05 00:00
 

Technician Signature

Client Confirmation
Client Comment or Proposal

 

Date วันที่

2023-07-05

Client Signature

Client Name

คุณกิตติ

Email

Group@cpn.co.th (Default)

me.pkt2group@centralpattan
a.co.th

(Default)

MEPKT2Group@cpn.co.th (Default)
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Service Docket

 

  

Project Name Client Name

Central  Phuket Floresta (เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า) Central Festival Phuket 2 (เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 2) คุณกิตติ

Docket Number Client Contact Number

TH178794 08-7278-6167

Contract Number

SC-SP-201008-20

Maintenance
Elevator ลิฟต์

Task Set SF4 SF4

Building/Block ESC1 ESC2

Unit 143313 143314

Arrival Tasks|เมื่อถึงหน่วยงาน   

Top Trap|บ่อบน   

Skirting|ฝาครอบ   

Controller|ระบบควบคุม   

Machine|เครื่อง   

Handrail Drive|อุปกรณ์ขับราวมือจับ   

Step Chain|โซ่ลูกขั้น   

Bottom Trap|บ่อล่าง   

Departure|การออกจากหน่วยงาน   

Material Used อุปกรณ์ที่ใช้/Spare Parts Used ESC1 143313-Escalator > MW > Inclined: ถุงมือ,น้ำมัน,ผ้ายูส
ESC2 143314-Escalator > MW > Inclined: ถุงมือ,น้ำมัน,ผ้ายูส

 

Comments and Recommendations
 

ESC1 143313-Escalator > MW > Inclined: ตรวจเช็คประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจเช็คระบบเซฟตี้ทั้งหมด อุปกรณ์เสื่อมสภาพ 1 ตัวเช็คเฟส mpd 1 ตัว
ESC2 143314-Escalator > MW > Inclined: ตรวจเช็คประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจเช็คระบบเซฟตี้ทั้งหมด อุปกรณ์เสื่อมสภาพ 1 ตัวเช็คเฟส mpd 1 ตัว
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Technician Confirmation
 

Technician Ruckchart 
Tiamsorn

Dispatch Time -

Time In 2023-07-05 20:29

Time Out 2023-07-05 23:15

Date วันที่ 2023-07-05

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-05 20:29

End Date 2023-07-05 23:15
 

Technician Signature

 

Technician Srinoon Somnouk

Dispatch Time -

Time In 2023-07-05 20:29

Time Out 2023-07-05 23:15

Date วันที่ 2023-07-05

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-05 20:29

End Date 2023-07-05 23:15
 

Technician Signature

 

Technician Tongdaeng Niyom

Dispatch Time -

Time In 2023-07-05 20:29

Time Out 2023-07-05 23:15

Date วันที่ 2023-07-05

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-05 20:29

End Date 2023-07-05 23:15
 

Technician Signature

Client Confirmation
Client Comment or Proposal

หมายเหตุ พบลูกคั่นทางเลื่อนขอบชำรุดแตกบิ่นควรเปลี่ยนอุปกรณ์

Date วันที่

2023-07-05

Client Signature

Client Name

คุณกิตติ

Email

Group@cpn.co.th (Default)

me.pkt2group@centralpattan
a.co.th

(Default)

MEPKT2Group@cpn.co.th (Default)
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ตวัอยำ่งเอกสำรกำรตรวจสอบระบบเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 

 
 



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203486158ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203486158

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Generator1(สัปดาห์)-W2023

แผนซ่อม

05 Jul 2023 00:00 - 05 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

05 Jul 2023 14:08

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

05 Jul 2023 14:10

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-GEN (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator1(สัปดาห์)-No.1 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน ร

10 ระดับน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023
14:08

20 ระดับน้ำระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023

14:08

30 Fillterกรองอากาศ อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023
14:08

40 Fillterกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023

14:08

50 Fillterกรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023

14:08

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023
14:08

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023
14:08

80 ท่อน้ำระบายความร้อน
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023

14:08

90
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
Amp

อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023
14:08

100 ระดับน้ำกลั่น
ในBattery อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023

14:08

110 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023

14:08

120 ชั่วโมงการทำงาน
ก่อนStartเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023

14:09

130 การสตาร์ทเครื่องยนต์
อัตโนมัติ(test) อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023

14:09

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน ร

140 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023

14:09

150 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM. อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023

14:09

160
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่…………
AMP.

อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023
14:09

170 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023

14:09

180 การหมุนเวียนน้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023

14:09

190 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ…………นาที อนุมัติ 0.16 0.2 05 Jul 2023

14:09

200 ตั้งสวิทช์ทำงานไว้
ที่AutoMatic อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023

14:09

210 เสียงเครื่องยนต์
และGenerator อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023

14:09

220 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ผลิตได้………..Volt อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023

14:09

230 ลมระบายความร้อน
ผ่านหม้อน้ำ อนุมัติ 0.08 0.1 05 Jul 2023

14:09

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

235581
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM.
ความเร็วรอบ

อนุมัติ 1490 - 1515 1500 05 Jul 2023
14:09 ปกติ

235578
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery……… ค่าแรง
ดันก่อนสตาร์ท

อนุมัติ 20 - 30 27 05 Jul 2023
14:10 ปกติ

235582
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่……… ค่าแรงดัน
หลังสตาร์ท

อนุมัติ 22 - 30 28 05 Jul 2023
14:10 ปกติ

235583
อุณหภูมิน้ำระบายความ
ร้อน………….oC ค่าแรงดัน
อุณหภูมิ

อนุมัติ 60 - 80 72 05 Jul 2023
14:10 ปกติ

235579 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง
ใช้งาน ระดับน้ำมัน อนุมัติ 2080 - 2600 2090 05 Jul 2023

14:10 ปกติ

235580
แรงดันน้ำมันหล่อลื่นใน
เครื่องยนต์…..BAR แรง
ดันน้ำมัน

อนุมัติ 4 - 8 5 05 Jul 2023
14:10 ปกติ

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

235584 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดัน
เฟส R อนุมัติ 380 - 410 402.2 05 Jul 2023

14:10 ปกติ

235585 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดัน
เฟส S อนุมัติ 380 - 410 402.6 05 Jul 2023

14:10 ปกติ

235586 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดัน
เฟส T อนุมัติ 380 - 410 402.1 05 Jul 2023

14:10 ปกติ

Showing 1 to 9 of 9 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

5  records

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

Loading

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


ผู้มอบหมายงาน
05 Jul 2023 06:36

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

05 Jul 2023 14:08
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
05 Jul 2023 16:22



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203499768ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203499768

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Generator1(สัปดาห์)-W2023

แผนซ่อม

12 Jul 2023 00:00 - 12 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

12 Jul 2023 09:54

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

12 Jul 2023 10:50

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-GEN (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator1(สัปดาห์)-No.1 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน ร

10 ระดับน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023
10:45

20 ระดับน้ำระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023

10:45

30 Fillterกรองอากาศ อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023
10:45

40 Fillterกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023

10:46

50 Fillterกรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023

10:46

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023
10:46

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023
10:46

80 ท่อน้ำระบายความร้อน
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023

10:46

90
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
Amp

อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023
10:46

100 ระดับน้ำกลั่น
ในBattery อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023

10:46

110 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023

10:46

120 ชั่วโมงการทำงาน
ก่อนStartเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023

10:46

130 การสตาร์ทเครื่องยนต์
อัตโนมัติ(test) อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023

10:47

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน ร

140 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023

10:47

150 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM. อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023

10:47

160
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่…………
AMP.

อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023
10:47

170 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023

10:47

180 การหมุนเวียนน้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023

10:47

190 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ…………นาที อนุมัติ 0.16 0.2 12 Jul 2023

10:47

200 ตั้งสวิทช์ทำงานไว้
ที่AutoMatic อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023

10:47

210 เสียงเครื่องยนต์
และGenerator อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023

10:47

220 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ผลิตได้………..Volt อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023

10:47

230 ลมระบายความร้อน
ผ่านหม้อน้ำ อนุมัติ 0.08 0.1 12 Jul 2023

10:47

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

235581
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM.
ความเร็วรอบ

อนุมัติ 1490 - 1515 1500 12 Jul 2023
10:47 ปกติ

235578 ระบบไฟชาร์ทBattery………
ค่าแรงดันก่อนสตาร์ท อนุมัติ 20 - 30 26.9 12 Jul 2023

10:48 ปกติ

235582
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่……… ค่าแรงดัน
หลังสตาร์ท

อนุมัติ 22 - 30 28.2 12 Jul 2023
10:48 ปกติ

235583
อุณหภูมิน้ำระบายความ
ร้อน………….oC ค่าแรงดัน
อุณหภูมิ

อนุมัติ 60 - 80 60 12 Jul 2023
10:48 ปกติ

235579 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง
ใช้งาน ระดับน้ำมัน อนุมัติ 2080 - 2600 2080 12 Jul 2023

10:48 ปกติ

235580
แรงดันน้ำมันหล่อลื่นใน
เครื่องยนต์…..BAR แรง
ดันน้ำมัน

อนุมัติ 4 - 8 5.37 12 Jul 2023
10:48 ปกติ

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

235584 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดัน
เฟส R อนุมัติ 380 - 410 404 12 Jul 2023

10:48 ปกติ

235585 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดัน
เฟส S อนุมัติ 380 - 410 404 12 Jul 2023

10:48 ปกติ

235586 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดัน
เฟส T อนุมัติ 380 - 410 404 12 Jul 2023

10:50 ปกติ

Showing 1 to 9 of 9 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Teeranai Khumban PM-Generator1(สัปดาห์)-
W2023 1.92 2.4 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1759796/attachment/20230712120410739.jpg)

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1759796/attachment/20230712120411005.jpg)

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1759796/attachment/20230712120411193.jpg)

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1759796/attachment/20230712120411413.jpg)

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1759796/attachment/20230712120411617.jpg)

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1759796/attachment/20230712120411867.jpg)

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)
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ผู้มอบหมายงาน
12 Jul 2023 06:36

ผู้รับมอบหมาย
Teeranai Khumban
12 Jul 2023 09:54

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

12 Jul 2023 12:04



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203512176ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203512176

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Generator1(สัปดาห์)-W2023

แผนซ่อม

19 Jul 2023 00:00 - 19 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

25 Jul 2023 16:13

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

25 Jul 2023 16:16

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-GEN (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator1(สัปดาห์)-No.1 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน ร

10 ระดับน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023
16:13

20 ระดับน้ำระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023

16:13

30 Fillterกรองอากาศ อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023
16:13

40 Fillterกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023

16:13

50 Fillterกรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023

16:13

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023
16:13

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023
16:13

80 ท่อน้ำระบายความร้อน
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023

16:13

90
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
Amp

อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023
16:13

100 ระดับน้ำกลั่น
ในBattery อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023

16:13

110 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023

16:14

120 ชั่วโมงการทำงาน
ก่อนStartเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023

16:14

130 การสตาร์ทเครื่องยนต์
อัตโนมัติ(test) อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023

16:14

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน ร

140 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023

16:14

150 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM. อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023

16:14

160
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่…………
AMP.

อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023
16:14

170 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023

16:14

180 การหมุนเวียนน้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023

16:14

190 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ…………นาที อนุมัติ 0.16 0.2 25 Jul 2023

16:14

200 ตั้งสวิทช์ทำงานไว้
ที่AutoMatic อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023

16:14

210 เสียงเครื่องยนต์
และGenerator อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023

16:14

220 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ผลิตได้………..Volt อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023

16:14

230 ลมระบายความร้อน
ผ่านหม้อน้ำ อนุมัติ 0.08 0.1 25 Jul 2023

16:15

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

235581
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM.
ความเร็วรอบ

อนุมัติ 1490 - 1515 1500 25 Jul 2023
16:15 ปกติ

235578 ระบบไฟชาร์ทBattery………
ค่าแรงดันก่อนสตาร์ท อนุมัติ 20 - 30 27 25 Jul 2023

16:15 ปกติ

235582
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่……… ค่าแรงดัน
หลังสตาร์ท

อนุมัติ 22 - 30 28 25 Jul 2023
16:15 ปกติ

235583
อุณหภูมิน้ำระบายความ
ร้อน………….oC ค่าแรงดัน
อุณหภูมิ

อนุมัติ 60 - 80 74 25 Jul 2023
16:15 ปกติ

235579 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง
ใช้งาน ระดับน้ำมัน อนุมัติ 2080 - 2600 2080 25 Jul 2023

16:15 ปกติ

235580
แรงดันน้ำมันหล่อลื่นใน
เครื่องยนต์…..BAR แรง
ดันน้ำมัน

อนุมัติ 4 - 8 5 25 Jul 2023
16:15 ปกติ

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

235584 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดัน
เฟส R อนุมัติ 380 - 410 402.6 25 Jul 2023

16:15 ปกติ

235585 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดัน
เฟส S อนุมัติ 380 - 410 402.1 25 Jul 2023

16:15 ปกติ

235586 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดัน
เฟส T อนุมัติ 380 - 410 402.3 25 Jul 2023

16:16 ปกติ

Showing 1 to 9 of 9 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-Generator1(สัปดาห์)-
W2023 1.92 2.4 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
19 Jul 2023 06:39

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

25 Jul 2023 16:13
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
25 Jul 2023 16:38

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203520407ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203520407

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Generator1(สัปดาห์)-W2023

แผนซ่อม

26 Jul 2023 00:00 - 26 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

26 Jul 2023 10:53

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

26 Jul 2023 10:57

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-GEN (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator1(สัปดาห์)-No.1 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน ร

10 ระดับน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023
10:54

20 ระดับน้ำระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023

10:54

30 Fillterกรองอากาศ อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023
10:54

40 Fillterกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023

10:54

50 Fillterกรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023

10:54

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023
10:54

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023
10:54

80 ท่อน้ำระบายความร้อน
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023

10:54

90
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
Amp

อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023
10:54

100 ระดับน้ำกลั่น
ในBattery อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023

10:54

110 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023

10:54

120 ชั่วโมงการทำงาน
ก่อนStartเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023

10:54

130 การสตาร์ทเครื่องยนต์
อัตโนมัติ(test) อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023

10:54

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน ร

140 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023

10:54

150 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM. อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023

10:55

160
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่…………
AMP.

อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023
10:55

170 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023

10:55

180 การหมุนเวียนน้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023

10:55

190 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ…………นาที อนุมัติ 0.16 0.2 26 Jul 2023

10:55

200 ตั้งสวิทช์ทำงานไว้
ที่AutoMatic อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023

10:55

210 เสียงเครื่องยนต์
และGenerator อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023

10:55

220 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ผลิตได้………..Volt อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023

10:55

230 ลมระบายความร้อน
ผ่านหม้อน้ำ อนุมัติ 0.08 0.1 26 Jul 2023

10:55

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

235581
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM.
ความเร็วรอบ

อนุมัติ 1490 - 1515 1500 26 Jul 2023
10:55 ปกติ

235578
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery……… ค่าแรง
ดันก่อนสตาร์ท

อนุมัติ 20 - 30 26.9 26 Jul 2023
10:56 ปกติ

235582
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่……… ค่าแรงดัน
หลังสตาร์ท

อนุมัติ 22 - 30 28.1 26 Jul 2023
10:56 ปกติ

235583
อุณหภูมิน้ำระบายความ
ร้อน………….oC ค่าแรงดัน
อุณหภูมิ

อนุมัติ 60 - 80 60 26 Jul 2023
10:56 ปกติ

235579 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง
ใช้งาน ระดับน้ำมัน อนุมัติ 2080 - 2600 2080 26 Jul 2023

10:56 ปกติ

235580
แรงดันน้ำมันหล่อลื่นใน
เครื่องยนต์…..BAR แรง
ดันน้ำมัน

อนุมัติ 4 - 8 5.37 26 Jul 2023
10:57 ปกติ

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

235584 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดัน
เฟส R อนุมัติ 380 - 410 404 26 Jul 2023

10:57 ปกติ

235585 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดัน
เฟส S อนุมัติ 380 - 410 404 26 Jul 2023

10:57 ปกติ

235586 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดัน
เฟส T อนุมัติ 380 - 410 404 26 Jul 2023

10:57 ปกติ

Showing 1 to 9 of 9 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Teeranai Khumban PM-Generator1(สัปดาห์)-
W2023 1.92 2.4 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
26 Jul 2023 06:35

ผู้รับมอบหมาย
Teeranai Khumban
26 Jul 2023 10:53

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
26 Jul 2023 11:01

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203663683ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203663683

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Generator1(สัปดาห์)-W2023

แผนซ่อม

01 Nov 2023 00:00 - 01 Nov 2023 00:00

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

วันที่เริ่มซ่อม

01 Nov 2023 09:46

วันที่ซ่อมเสร็จ

01 Nov 2023 09:51

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-GEN (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator1(สัปดาห์)-No.1 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivi

10 ระดับน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

20 ระดับน้ำระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

30 Fillterกรองอากาศ อนุมัติ 0.08 0.1

40 Fillterกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

50 Fillterกรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivi

80 ท่อน้ำระบายความร้อน
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

90
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
Amp

อนุมัติ 0.08 0.1

100 ระดับน้ำกลั่น
ในBattery อนุมัติ 0.08 0.1

110 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1

120 ชั่วโมงการทำงาน
ก่อนStartเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

130 การสตาร์ทเครื่องยนต์
อัตโนมัติ(test) อนุมัติ 0.08 0.1

140 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR อนุมัติ 0.08 0.1

150 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM. อนุมัติ 0.08 0.1

160
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่…………
AMP.

อนุมัติ 0.08 0.1

170 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

180 การหมุนเวียนน้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1

190 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ…………นาที อนุมัติ 0.16 0.2

200 ตั้งสวิทช์ทำงานไว้
ที่AutoMatic อนุมัติ 0.08 0.1

210 เสียงเครื่องยนต์
และGenerator อนุมัติ 0.08 0.1

220 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ผลิตได้………..Volt อนุมัติ 0.08 0.1

230 ลมระบายความร้อน
ผ่ ม้ น้ำ อนุมัติ 0 08 0 1

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity Type
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ



พนักงาน

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

235581
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM.
ความเร็วรอบ

อนุมัติ 1490 - 1515 1500 01 Nov 2023
09:48

235578
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
ค่าแรงดันก่อนสตาร์ท

อนุมัติ 20 - 30 28.2 01 Nov 2023
09:49

235582
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่………
ค่าแรงดันหลังสตาร์ท

อนุมัติ 22 - 30 28.1 01 Nov 2023
09:49

235583
อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC
ค่าแรงดันอุณหภูมิ

อนุมัติ 60 - 80 60 01 Nov 2023
09:49

235579
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน ระดับ
น้ำมัน

อนุมัติ 2080 - 2600 2180 01 Nov 2023
09:50

235580
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR
แรงดันน้ำมัน

อนุมัติ 4 - 8 5.37 01 Nov 2023
09:50

235584 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันเฟส R อนุมัติ 380 - 410 404 01 Nov 2023

09:50

235585 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันเฟส S อนุมัติ 380 - 410 404 01 Nov 2023

09:50

235586 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันเฟส T อนุมัติ 380 - 410 405 01 Nov 2023

09:51

All  records

Showing 1 to 9 of 9 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Weerapong
Luepongpan

PM-
Generator1(สัปดาห์)-
W2023

1.92 2.4 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
01 Nov 2023 06:44

ผู้รับมอบหมาย
Weerapong Luepongpan

01 Nov 2023 09:46
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
01 Nov 2023 11:07

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203677995ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203677995

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Generator1(สัปดาห์)-W2023

แผนซ่อม

08 Nov 2023 00:00 - 08 Nov 2023 00:00

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

วันที่เริ่มซ่อม

08 Nov 2023 09:10

วันที่ซ่อมเสร็จ

08 Nov 2023 09:13

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-GEN (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator1(สัปดาห์)-No.1 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivi

10 ระดับน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

20 ระดับน้ำระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

30 Fillterกรองอากาศ อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

40 Fillterกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

50 Fillterกรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivi

80 ท่อน้ำระบายความร้อน
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

90
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
Amp

อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

100 ระดับน้ำกลั่น
ในBattery อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

110 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

120 ชั่วโมงการทำงาน
ก่อนStartเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

130 การสตาร์ทเครื่องยนต์
อัตโนมัติ(test) อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

140 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

150 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM. อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

160
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่…………
AMP.

อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

170 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

180 การหมุนเวียนน้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

190 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ…………นาที อนุมัติ 0.16 0.2 OFN

200 ตั้งสวิทช์ทำงานไว้
ที่AutoMatic อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

210 เสียงเครื่องยนต์
และGenerator อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

220 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ผลิตได้………..Volt อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

230 ลมระบายความร้อน
ผ่ ม้ น้ำ อนุมัติ 0 08 0 1 OFN

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity Type
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ



พนักงาน

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

235581
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM.
ความเร็วรอบ

อนุมัติ 1490 - 1515 1500 08 Nov 2023
09:12

235578
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
ค่าแรงดันก่อนสตาร์ท

อนุมัติ 20 - 30 27 08 Nov 2023
09:12

235582
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่………
ค่าแรงดันหลังสตาร์ท

อนุมัติ 22 - 30 28 08 Nov 2023
09:12

235583
อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC
ค่าแรงดันอุณหภูมิ

อนุมัติ 60 - 80 70 08 Nov 2023
09:12

235579
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน ระดับ
น้ำมัน

อนุมัติ 2080 - 2600 2170 08 Nov 2023
09:12

235580
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR
แรงดันน้ำมัน

อนุมัติ 4 - 8 5 08 Nov 2023
09:12

235584 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันเฟส R อนุมัติ 380 - 410 403.2 08 Nov 2023

09:12

235585 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันเฟส S อนุมัติ 380 - 410 403.1 08 Nov 2023

09:12

235586 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันเฟส T อนุมัติ 380 - 410 403.2 08 Nov 2023

09:13

All  records

Showing 1 to 9 of 9 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan
PM-
Generator1(สัปดาห์)-
W2023

1.92 2.4 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
08 Nov 2023 06:42

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

08 Nov 2023 09:10
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
08 Nov 2023 11:49

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203691331ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203691331

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Generator1(สัปดาห์)-W2023

แผนซ่อม

15 Nov 2023 00:00 - 15 Nov 2023 00:00

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

วันที่เริ่มซ่อม

15 Nov 2023 11:23

วันที่ซ่อมเสร็จ

15 Nov 2023 11:28

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-GEN (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator1(สัปดาห์)-No.1 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivi

10 ระดับน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

20 ระดับน้ำระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

30 Fillterกรองอากาศ อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

40 Fillterกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

50 Fillterกรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivi

80 ท่อน้ำระบายความร้อน
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

90
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
Amp

อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

100 ระดับน้ำกลั่น
ในBattery อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

110 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

120 ชั่วโมงการทำงาน
ก่อนStartเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

130 การสตาร์ทเครื่องยนต์
อัตโนมัติ(test) อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

140 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

150 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM. อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

160
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่…………
AMP.

อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

170 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

180 การหมุนเวียนน้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

190 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ…………นาที อนุมัติ 0.16 0.2 OFN

200 ตั้งสวิทช์ทำงานไว้
ที่AutoMatic อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

210 เสียงเครื่องยนต์
และGenerator อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

220 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ผลิตได้………..Volt อนุมัติ 0.08 0.1 OFN

230 ลมระบายความร้อน
ผ่ ม้ น้ำ อนุมัติ 0 08 0 1 OFN

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity Type
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ



พนักงาน

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

235581
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM.
ความเร็วรอบ

อนุมัติ 1490 - 1515 1500 15 Nov 2023
11:26

235578
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
ค่าแรงดันก่อนสตาร์ท

อนุมัติ 20 - 30 28.2 15 Nov 2023
11:26

235582
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่………
ค่าแรงดันหลังสตาร์ท

อนุมัติ 22 - 30 28.1 15 Nov 2023
11:26

235583
อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC
ค่าแรงดันอุณหภูมิ

อนุมัติ 60 - 80 60 15 Nov 2023
11:26

235579
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน ระดับ
น้ำมัน

อนุมัติ 2080 - 2600 2160 15 Nov 2023
11:28

235580
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR
แรงดันน้ำมัน

อนุมัติ 4 - 8 5.37 15 Nov 2023
11:27

235584 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันเฟส R อนุมัติ 380 - 410 404 15 Nov 2023

11:27

235585 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันเฟส S อนุมัติ 380 - 410 404 15 Nov 2023

11:28

235586 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันเฟส T อนุมัติ 380 - 410 405 15 Nov 2023

11:28

All  records

Showing 1 to 9 of 9 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Weerapong
Luepongpan

PM-
Generator1(สัปดาห์)-
W2023

1.92 2.4 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

 

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/2023111512164450

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/2023111512164474

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/2023111512164494

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/2023111512164515

1

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/20231115121644508.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/20231115121644743.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/20231115121644948.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/20231115121645151.jpg


Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/2023111512164537

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/2023111512164558

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/2023111512164580

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/202311151216460

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/2023111512164624

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/20231115121645370.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/20231115121645589.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/20231115121645808.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/20231115121646028.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/20231115121646248.jpg


Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/202311151216464

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/2023111512164663

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
15 Nov 2023 06:44

ผู้รับมอบหมาย
Weerapong Luepongpan

15 Nov 2023 11:23
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
15 Nov 2023 12:16

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/20231115121646451.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1950758/attachment/20231115121646639.jpg
https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 
ตวัอยำ่งเอกสำรกำรตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน 

 
 
 



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203478020ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203478020

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-33/0.4KV-SEVICE-TR.3-1-M2023

แผนซ่อม

01 Jul 2023 00:00 - 01 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

02 Jul 2023 13:59

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

02 Jul 2023 14:01

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-SUR-A-SUB(RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

33/0.4KV-SEVICE-TR.3-No.3 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายล

10
ตรวจเช็ค
อุณหภูมิ
หม้อแปลงไฟฟ้า

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
14:00

20
ฝาตู้หม้อแปลงปิด
มิดชิดอย่าง
เรียบร้อย

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
14:00

30
พัดลมระบาย
อากาศภายในห้อง
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
14:00

40
พัดลมระบาย
อากาศภายใน
หม้อแปลงทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
14:00

50
จุดต่อหม้อแปลง
ต้องไม่มีรอ
ยอาร์ค,รอยไหม้

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
14:00

60
ไม่มีคราบน้ำมัน
หรือฝุ่นในตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
14:00

70
ต้องไม่มีรอย
คราบน้ำมัน
บริเวณตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
14:00

80
บุชชิ่งและหัว PO-
HEAD ไม่มีรอย
การแตกร้าว

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
14:00

90
สายกราวนด์
สภาพแข็งแรงและ
ใช้งานได้ดี

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
14:00

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายล

100
น็อตยึดบัสบาร์
ต้องไม่ร้อนหรือ
หลุดหลวม

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
14:00

110
ตู้หม้อแปลงต้อง
ไม่มีสนิมหรือรอย
บุบชำรุด

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
14:00

120
วัดอุณหภูมิวัดจุด
ต่อสายไฟของบัส
บาร์

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
14:00

130
ค่าPOWER
FACTORที่ตัว
เก็บประจุค่าที่อ่าน

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
14:00

140 แรงดันในแต่ละ
เฟส R= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023

14:00

150 แรงดันในแต่ละ
เฟส S= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023

14:01

160 แรงดันในแต่ละ
เฟส T= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023

14:01

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

305949 วัดกระแสเฟส R จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 9.14 02 Jul 2023

14:01 ปกติ

305950 วัดกระแสเฟส S จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 6.35 02 Jul 2023

14:01 ปกติ

305951 วัดกระแสเฟส T จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 2.89 02 Jul 2023

14:01 ปกติ

All  records

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-33/0.4KV-SEVICE-TR.3-1-
M2023 1.28 3.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
01 Jul 2023 06:36

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

02 Jul 2023 13:59
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
02 Jul 2023 14:27

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203479969ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203479969

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-115KV/33KV-TR.1-1-M2023

แผนซ่อม

02 Jul 2023 00:00 - 02 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

02 Jul 2023 13:46

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

02 Jul 2023 13:48

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-SUR-A-SUB(RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

115KV/33KV-TR.1-No.1 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายล

10
ตรวจเช็ค
อุณหภูมิ
หม้อแปลงไฟฟ้า

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:46

20
ฝาตู้หม้อแปลงปิด
มิดชิดอย่าง
เรียบร้อย

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:46

30
พัดลมระบาย
อากาศภายในห้อง
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:46

40
พัดลมระบาย
อากาศภายใน
หม้อแปลงทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:47

50
จุดต่อหม้อแปลง
ต้องไม่มีรอ
ยอาร์ค,รอยไหม้

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:47

60
ไม่มีคราบน้ำมัน
หรือฝุ่นในตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:47

70
ต้องไม่มีรอย
คราบน้ำมัน
บริเวณตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:47

80
บุชชิ่งและหัว PO-
HEAD ไม่มีรอย
การแตกร้าว

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:47

90
สายกราวนด์
สภาพแข็งแรงและ
ใช้งานได้ดี

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:47

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายล

100
น็อตยึดบัสบาร์
ต้องไม่ร้อนหรือ
หลุดหลวม

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:47

110
ตู้หม้อแปลงต้อง
ไม่มีสนิมหรือรอย
บุบชำรุด

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:47

120
วัดอุณหภูมิวัดจุด
ต่อสายไฟของบัส
บาร์

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:47

130
ค่าPOWER
FACTORที่ตัว
เก็บประจุค่าที่อ่าน

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:47

140 แรงดันในแต่ละ
เฟส R= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023

13:47

150 แรงดันในแต่ละ
เฟส S= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023

13:47

160 แรงดันในแต่ละ
เฟส T= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023

13:47

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

305940 วัดกระแสเฟส L1 จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 11.14 02 Jul 2023

13:47 ปกติ

305941 วัดกระแสเฟส L2 จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 8.35 02 Jul 2023

13:47 ปกติ

305942 วัดกระแสเฟส L3 จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 5.01 02 Jul 2023

13:47 ปกติ

All  records

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-115KV/33KV-TR.1-1-
M2023 1.28 3.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
02 Jul 2023 06:40

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

02 Jul 2023 13:46
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
02 Jul 2023 14:28

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203482158ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203482158

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-TR 1-1-M2023

แผนซ่อม

03 Jul 2023 00:00 - 03 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

03 Jul 2023 17:48

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

03 Jul 2023 17:49

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-TRANSFORMER (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

TR 1-No.1 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายล

10
ตรวจเช็ค
อุณหภูมิ
หม้อแปลงไฟฟ้า

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:48

20
ฝาตู้หม้อแปลงปิด
มิดชิดอย่าง
เรียบร้อย

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:48

30
พัดลมระบาย
อากาศภายในห้อง
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:48

40
พัดลมระบาย
อากาศภายใน
หม้อแปลงทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:48

50
จุดต่อหม้อแปลง
ต้องไม่มีรอ
ยอาร์ค,รอยไหม้

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:48

60
ไม่มีคราบน้ำมัน
หรือฝุ่นในตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:48

70
ต้องไม่มีรอย
คราบน้ำมัน
บริเวณตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:48

80
บุชชิ่งและหัว PO-
HEAD ไม่มีรอย
การแตกร้าว

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:49

90
สายกราวนด์
สภาพแข็งแรงและ
ใช้งานได้ดี

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:49

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายล

100
น็อตยึดบัสบาร์
ต้องไม่ร้อนหรือ
หลุดหลวม

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:49

110
ตู้หม้อแปลงต้อง
ไม่มีสนิมหรือรอย
บุบชำรุด

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:49

120
วัดอุณหภูมิวัดจุด
ต่อสายไฟของบัส
บาร์

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:49

130
ค่าPOWER
FACTORที่ตัว
เก็บประจุค่าที่อ่าน

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:49

140 แรงดันในแต่ละ
เฟส R= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023

17:49

150 แรงดันในแต่ละ
เฟส S= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023

17:49

160 แรงดันในแต่ละ
เฟส T= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023

17:49

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-TR 1-1-M2023 1.28 3.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
03 Jul 2023 06:36

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

03 Jul 2023 17:48
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
04 Jul 2023 13:16

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203479970ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203479970

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-115KV/33KV-TR.2-1-M2023

แผนซ่อม

02 Jul 2023 00:00 - 02 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

02 Jul 2023 13:45

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

02 Jul 2023 13:46

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-SUR-A-SUB(RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

115KV/33KV-TR.2-No.2 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายล

10
ตรวจเช็ค
อุณหภูมิ
หม้อแปลงไฟฟ้า

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:45

20
ฝาตู้หม้อแปลงปิด
มิดชิดอย่าง
เรียบร้อย

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:45

30
พัดลมระบาย
อากาศภายในห้อง
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:45

40
พัดลมระบาย
อากาศภายใน
หม้อแปลงทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:45

50
จุดต่อหม้อแปลง
ต้องไม่มีรอ
ยอาร์ค,รอยไหม้

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:45

60
ไม่มีคราบน้ำมัน
หรือฝุ่นในตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:45

70
ต้องไม่มีรอย
คราบน้ำมัน
บริเวณตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:45

80
บุชชิ่งและหัว PO-
HEAD ไม่มีรอย
การแตกร้าว

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:45

90
สายกราวนด์
สภาพแข็งแรงและ
ใช้งานได้ดี

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:45

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายล

100
น็อตยึดบัสบาร์
ต้องไม่ร้อนหรือ
หลุดหลวม

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:45

110
ตู้หม้อแปลงต้อง
ไม่มีสนิมหรือรอย
บุบชำรุด

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:45

120
วัดอุณหภูมิวัดจุด
ต่อสายไฟของบัส
บาร์

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:45

130
ค่าPOWER
FACTORที่ตัว
เก็บประจุค่าที่อ่าน

อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023
13:45

140 แรงดันในแต่ละ
เฟส R= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023

13:45

150 แรงดันในแต่ละ
เฟส S= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023

13:46

160 แรงดันในแต่ละ
เฟส T= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 02 Jul 2023

13:46

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

305943 วัดกระแสเฟส R จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 9.01 02 Jul 2023

13:46 ปกติ

305944 วัดกระแสเฟส S จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 6.14 02 Jul 2023

13:46 ปกติ

305945 วัดกระแสเฟส T จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 6.77 02 Jul 2023

13:46 ปกติ

All  records

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-115KV/33KV-TR.2-1-
M2023 1.28 3.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
02 Jul 2023 06:40

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

02 Jul 2023 13:45
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
02 Jul 2023 14:49

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203482159ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203482159

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-TR 2-1-M2023

แผนซ่อม

03 Jul 2023 00:00 - 03 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

03 Jul 2023 17:47

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

03 Jul 2023 17:48

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-TRANSFORMER (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

TR 2-No.2 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายล

10
ตรวจเช็ค
อุณหภูมิ
หม้อแปลงไฟฟ้า

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:47

20
ฝาตู้หม้อแปลงปิด
มิดชิดอย่าง
เรียบร้อย

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:47

30
พัดลมระบาย
อากาศภายในห้อง
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:47

40
พัดลมระบาย
อากาศภายใน
หม้อแปลงทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:47

50
จุดต่อหม้อแปลง
ต้องไม่มีรอ
ยอาร์ค,รอยไหม้

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:47

60
ไม่มีคราบน้ำมัน
หรือฝุ่นในตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:47

70
ต้องไม่มีรอย
คราบน้ำมัน
บริเวณตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:47

80
บุชชิ่งและหัว PO-
HEAD ไม่มีรอย
การแตกร้าว

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:47

90
สายกราวนด์
สภาพแข็งแรงและ
ใช้งานได้ดี

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:47

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายล

100
น็อตยึดบัสบาร์
ต้องไม่ร้อนหรือ
หลุดหลวม

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:47

110
ตู้หม้อแปลงต้อง
ไม่มีสนิมหรือรอย
บุบชำรุด

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:47

120
วัดอุณหภูมิวัดจุด
ต่อสายไฟของบัส
บาร์

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:47

130
ค่าPOWER
FACTORที่ตัว
เก็บประจุค่าที่อ่าน

อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023
17:47

140 แรงดันในแต่ละ
เฟส R= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023

17:47

150 แรงดันในแต่ละ
เฟส S= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023

17:48

160 แรงดันในแต่ละ
เฟส T= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 03 Jul 2023

17:48

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-TR 2-1-M2023 1.28 3.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
03 Jul 2023 06:36

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

03 Jul 2023 17:47
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
04 Jul 2023 12:55

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203713624ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203713624

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-TR 2-1-M2023

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

03 Dec 2023 00:00 - 03 Dec 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

03 Dec 2023 11:08

วันที่ซ่อมเสร็จ

03 Dec 2023 11:09

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-TRANSFORMER (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

TR 2-No.2 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

10
ตรวจเช็ค
อุณหภูมิ
หม้อแปลงไฟฟ้า

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

20
ฝาตู้หม้อแปลงปิด
มิดชิดอย่าง
เรียบร้อย

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

30
พัดลมระบาย
อากาศภายในห้อง
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

40
พัดลมระบาย
อากาศภายใน
หม้อแปลงทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

50
จุดต่อหม้อแปลง
ต้องไม่มีรอ
ยอาร์ค,รอยไหม้

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

60
ไม่มีคราบน้ำมัน
หรือฝุ่นในตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

70
ต้องไม่มีรอย
คราบน้ำมัน
บริเวณตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

80
บุชชิ่งและหัว PO-
HEAD ไม่มีรอย
การแตกร้าว

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

90
สายกราวนด์
สภาพแข็งแรงและ
ใช้งานได้ดี

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

100
น็อตยึดบัสบาร์
ต้องไม่ร้อนหรือ
หลุดหลวม

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

110
ตู้หม้อแปลงต้อง
ไม่มีสนิมหรือรอย
บุบชำรุด

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

120
วัดอุณหภูมิวัดจุด
ต่อสายไฟของบัส
บาร์

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

130
ค่าPOWER
FACTORที่ตัว
เก็บประจุค่าที่อ่าน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

140 แรงดันในแต่ละ
เฟส R= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

150 แรงดันในแต่ละ
เฟส S= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

160 แรงดันในแต่ละ
ฟ T VOLTS อนุมัติ 0 08 0 2 OF

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-TR 2-1-
M2023 1.28 3.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
03 Dec 2023 06:47

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

03 Dec 2023 11:08
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
04 Dec 2023 17:30

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203713624ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203713624

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-TR 2-1-M2023

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

03 Dec 2023 00:00 - 03 Dec 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

03 Dec 2023 11:08

วันที่ซ่อมเสร็จ

03 Dec 2023 11:09

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-TRANSFORMER (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

TR 2-No.2 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

10
ตรวจเช็ค
อุณหภูมิ
หม้อแปลงไฟฟ้า

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

20
ฝาตู้หม้อแปลงปิด
มิดชิดอย่าง
เรียบร้อย

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

30
พัดลมระบาย
อากาศภายในห้อง
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

40
พัดลมระบาย
อากาศภายใน
หม้อแปลงทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

50
จุดต่อหม้อแปลง
ต้องไม่มีรอ
ยอาร์ค,รอยไหม้

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

60
ไม่มีคราบน้ำมัน
หรือฝุ่นในตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

70
ต้องไม่มีรอย
คราบน้ำมัน
บริเวณตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

80
บุชชิ่งและหัว PO-
HEAD ไม่มีรอย
การแตกร้าว

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

90
สายกราวนด์
สภาพแข็งแรงและ
ใช้งานได้ดี

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

100
น็อตยึดบัสบาร์
ต้องไม่ร้อนหรือ
หลุดหลวม

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

110
ตู้หม้อแปลงต้อง
ไม่มีสนิมหรือรอย
บุบชำรุด

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

120
วัดอุณหภูมิวัดจุด
ต่อสายไฟของบัส
บาร์

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

130
ค่าPOWER
FACTORที่ตัว
เก็บประจุค่าที่อ่าน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

140 แรงดันในแต่ละ
เฟส R= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

150 แรงดันในแต่ละ
เฟส S= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

160 แรงดันในแต่ละ
ฟ T VOLTS อนุมัติ 0 08 0 2 OF

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-TR 2-1-
M2023 1.28 3.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
03 Dec 2023 06:47

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

03 Dec 2023 11:08
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
04 Dec 2023 17:30

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203713625ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203713625

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-TR 3-1-M2023

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

03 Dec 2023 00:00 - 03 Dec 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

03 Dec 2023 10:27

วันที่ซ่อมเสร็จ

03 Dec 2023 10:28

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-TRANSFORMER (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

TR 3-No.3 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

10
ตรวจเช็ค
อุณหภูมิ
หม้อแปลงไฟฟ้า

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

20
ฝาตู้หม้อแปลงปิด
มิดชิดอย่าง
เรียบร้อย

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

30
พัดลมระบาย
อากาศภายในห้อง
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

40
พัดลมระบาย
อากาศภายใน
หม้อแปลงทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

50
จุดต่อหม้อแปลง
ต้องไม่มีรอ
ยอาร์ค,รอยไหม้

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

60
ไม่มีคราบน้ำมัน
หรือฝุ่นในตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

70
ต้องไม่มีรอย
คราบน้ำมัน
บริเวณตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

80
บุชชิ่งและหัว PO-
HEAD ไม่มีรอย
การแตกร้าว

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

90
สายกราวนด์
สภาพแข็งแรงและ
ใช้งานได้ดี

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

100
น็อตยึดบัสบาร์
ต้องไม่ร้อนหรือ
หลุดหลวม

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

110
ตู้หม้อแปลงต้อง
ไม่มีสนิมหรือรอย
บุบชำรุด

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

120
วัดอุณหภูมิวัดจุด
ต่อสายไฟของบัส
บาร์

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

130
ค่าPOWER
FACTORที่ตัว
เก็บประจุค่าที่อ่าน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

140 แรงดันในแต่ละ
เฟส R= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

150 แรงดันในแต่ละ
เฟส S= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

160 แรงดันในแต่ละ
ฟ T VOLTS อนุมัติ 0 08 0 2 OF

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-TR 3-1-
M2023 1.28 3.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
03 Dec 2023 06:47

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

03 Dec 2023 10:27
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
04 Dec 2023 17:22

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203713626ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203713626

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-TR 4-1-M2023

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

03 Dec 2023 00:00 - 03 Dec 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

03 Dec 2023 10:29

วันที่ซ่อมเสร็จ

03 Dec 2023 10:30

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-TRANSFORMER (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

TR 4-No.4 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

10
ตรวจเช็ค
อุณหภูมิ
หม้อแปลงไฟฟ้า

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

20
ฝาตู้หม้อแปลงปิด
มิดชิดอย่าง
เรียบร้อย

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

30
พัดลมระบาย
อากาศภายในห้อง
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

40
พัดลมระบาย
อากาศภายใน
หม้อแปลงทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

50
จุดต่อหม้อแปลง
ต้องไม่มีรอ
ยอาร์ค,รอยไหม้

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

60
ไม่มีคราบน้ำมัน
หรือฝุ่นในตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

70
ต้องไม่มีรอย
คราบน้ำมัน
บริเวณตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

80
บุชชิ่งและหัว PO-
HEAD ไม่มีรอย
การแตกร้าว

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

90
สายกราวนด์
สภาพแข็งแรงและ
ใช้งานได้ดี

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

100
น็อตยึดบัสบาร์
ต้องไม่ร้อนหรือ
หลุดหลวม

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

110
ตู้หม้อแปลงต้อง
ไม่มีสนิมหรือรอย
บุบชำรุด

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

120
วัดอุณหภูมิวัดจุด
ต่อสายไฟของบัส
บาร์

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

130
ค่าPOWER
FACTORที่ตัว
เก็บประจุค่าที่อ่าน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

140 แรงดันในแต่ละ
เฟส R= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

150 แรงดันในแต่ละ
เฟส S= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

160 แรงดันในแต่ละ
ฟ T VOLTS อนุมัติ 0 08 0 2 OF

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-TR 4-1-
M2023 1.28 3.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
03 Dec 2023 06:47

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

03 Dec 2023 10:29
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
04 Dec 2023 17:21

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203713627ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203713627

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-TR 5-1-M2023

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

03 Dec 2023 00:00 - 03 Dec 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

03 Dec 2023 11:05

วันที่ซ่อมเสร็จ

03 Dec 2023 11:06

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-TRANSFORMER (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

TR 5-No.5 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

10
ตรวจเช็ค
อุณหภูมิ
หม้อแปลงไฟฟ้า

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

20
ฝาตู้หม้อแปลงปิด
มิดชิดอย่าง
เรียบร้อย

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

30
พัดลมระบาย
อากาศภายในห้อง
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

40
พัดลมระบาย
อากาศภายใน
หม้อแปลงทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

50
จุดต่อหม้อแปลง
ต้องไม่มีรอ
ยอาร์ค,รอยไหม้

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

60
ไม่มีคราบน้ำมัน
หรือฝุ่นในตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

70
ต้องไม่มีรอย
คราบน้ำมัน
บริเวณตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

80
บุชชิ่งและหัว PO-
HEAD ไม่มีรอย
การแตกร้าว

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

90
สายกราวนด์
สภาพแข็งแรงและ
ใช้งานได้ดี

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

100
น็อตยึดบัสบาร์
ต้องไม่ร้อนหรือ
หลุดหลวม

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

110
ตู้หม้อแปลงต้อง
ไม่มีสนิมหรือรอย
บุบชำรุด

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

120
วัดอุณหภูมิวัดจุด
ต่อสายไฟของบัส
บาร์

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

130
ค่าPOWER
FACTORที่ตัว
เก็บประจุค่าที่อ่าน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

140 แรงดันในแต่ละ
เฟส R= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

150 แรงดันในแต่ละ
เฟส S= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

160 แรงดันในแต่ละ
ฟ T VOLTS อนุมัติ 0 08 0 2 OF

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-TR 5-1-
M2023 1.28 3.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
03 Dec 2023 06:47

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

03 Dec 2023 11:05
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
04 Dec 2023 17:30

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 
ตวัอยำ่งเอกสำรกำรตรวจสอบระบบลิฟต ์

 
 
 



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203489320ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203489320

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-EDB-UPS1-B-CCTV-1-M2023

แผนซ่อม

06 Jul 2023 00:00 - 06 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

12 Jul 2023 17:29

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

12 Jul 2023 17:50

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-B-C-CCTV

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EDB-UPS1-B-CCTV-No.1 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละ

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.08 12 Jul 2023
17:50

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.08 12 Jul 2023

17:50

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.08 12 Jul 2023

17:50

All  records

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

305853 วัดกระแสเฟส R จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 2 12 Jul 2023

17:50 ปกติ

305854 วัดกระแสเฟส S จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 2 12 Jul 2023

17:50 ปกติ

305855 วัดกระแสเฟส T จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 2 12 Jul 2023

17:50 ปกติ

305856 วัดแรงดันเฟส R-S จุดวัด
แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 410 398 12 Jul 2023

17:50 ปกติ

305857 วัดแรงดันเฟส S-T จุดวัด
แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 410 399 12 Jul 2023

17:50 ปกติ

305858 วัดแรงดันเฟส T-R จุดวัด
แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 410 399 12 Jul 2023

17:50 ปกติ

All  records

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Sanuwat Suden PM-EDB-UPS1-B-CCTV-1-
M2023 0.24 0.24 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 Jul 2023 06:36

ผู้รับมอบหมาย
Sanuwat Suden

12 Jul 2023 17:29
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
13 Jul 2023 11:32

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203489321ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203489321

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-EDB-UPS2-B-CCTV-1-M2023

แผนซ่อม

06 Jul 2023 00:00 - 06 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

12 Jul 2023 17:29

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

12 Jul 2023 17:49

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-B-C-CCTV

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EDB-UPS2-B-CCTV-No.2 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละ

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.08 12 Jul 2023
17:48

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.08 12 Jul 2023

17:48

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.08 12 Jul 2023

17:48

All  records

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

305859 วัดกระแสเฟส R จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 12 12 Jul 2023

17:48 ปกติ

305860 วัดกระแสเฟส S จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 12 12 Jul 2023

17:48 ปกติ

305921 วัดกระแสเฟส T จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 12 12 Jul 2023

17:48 ปกติ

305922 วัดแรงดันเฟส R-S จุดวัด
แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 410 397 12 Jul 2023

17:48 ปกติ

305923 วัดแรงดันเฟส S-T จุดวัด
แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 410 399 12 Jul 2023

17:48 ปกติ

305924 วัดแรงดันเฟส T-R จุดวัด
แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 410 399 12 Jul 2023

17:48 ปกติ

All  records

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Sanuwat Suden PM-EDB-UPS2-B-CCTV-1-
M2023 0.24 0.24 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ควรเปลี่ยน 

1



ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 Jul 2023 06:36

ผู้รับมอบหมาย
Sanuwat Suden

12 Jul 2023 17:29
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
13 Jul 2023 11:32

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203489322ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203489322

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-EDB-UPS3-3-SYS-1-M2023

แผนซ่อม

06 Jul 2023 00:00 - 06 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

12 Jul 2023 17:29

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

12 Jul 2023 17:46

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-B-UPS

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EDB-UPS3-3-SYS-No.3 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละ

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.08 12 Jul 2023
17:45

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.08 12 Jul 2023

17:45

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.08 12 Jul 2023

17:45

All  records

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

305925 วัดกระแสเฟส R จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 1.7 12 Jul 2023

17:45 ปกติ

305926 วัดกระแสเฟส S จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 1.7 12 Jul 2023

17:45 ปกติ

305927 วัดกระแสเฟส T จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 1.7 12 Jul 2023

17:45 ปกติ

305928 วัดแรงดันเฟส R-S จุดวัด
แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 410 395 12 Jul 2023

17:45 ปกติ

305929 วัดแรงดันเฟส S-T จุดวัด
แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 410 397 12 Jul 2023

17:46 ปกติ

305930 วัดแรงดันเฟส T-R จุดวัด
แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 410 399 12 Jul 2023

17:46 ปกติ

All  records

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Sanuwat Suden PM-EDB-UPS3-3-SYS-1-
M2023 0.24 0.24 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

1



ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 Jul 2023 06:36

ผู้รับมอบหมาย
Sanuwat Suden

12 Jul 2023 17:29
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
13 Jul 2023 11:34

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203489323ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203489323

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-EDB-UPS4-3-SYS-1-M2023

แผนซ่อม

06 Jul 2023 00:00 - 06 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

12 Jul 2023 17:29

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

12 Jul 2023 17:44

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-B-UPS

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EDB-UPS4-3-SYS-No.4 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละ

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.08 12 Jul 2023
17:40

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.08 12 Jul 2023

17:40

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.08 12 Jul 2023

17:40

All  records

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

305931 วัดกระแสเฟส R จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 1.7 12 Jul 2023

17:42 ปกติ

305932 วัดกระแสเฟส S จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 1.7 12 Jul 2023

17:42 ปกติ

305933 วัดกระแสเฟส T จุดวัด
กระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 1.7 12 Jul 2023

17:42 ปกติ

305934 วัดแรงดันเฟส R-S จุดวัด
แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 410 395 12 Jul 2023

17:43 ปกติ

305935 วัดแรงดันเฟส S-T จุดวัด
แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 410 397 12 Jul 2023

17:43 ปกติ

305936 วัดแรงดันเฟส T-R จุดวัด
แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 410 399 12 Jul 2023

17:43 ปกติ

All  records

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Sanuwat Suden PM-EDB-UPS4-3-SYS-1-
M2023 0.24 0.24 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 

1



ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 Jul 2023 06:36

ผู้รับมอบหมาย
Sanuwat Suden

12 Jul 2023 17:29
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
13 Jul 2023 16:23

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203719558ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203719558

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-EDB-UPS1-B-CCTV-1-M2023

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

06 Dec 2023 00:00 - 06 Dec 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

09 Dec 2023 08:22

วันที่ซ่อมเสร็จ

09 Dec 2023 08:24

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-B-C-CCTV

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EDB-UPS1-B-CCTV-No.1 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aciv

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

305853 วัดกระแสเฟส R
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 13 09 Dec 2023

08:23

305854 วัดกระแสเฟส S
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 10 09 Dec 2023

08:23

305855 วัดกระแสเฟส T
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 8 09 Dec 2023

08:23

305856
วัดแรงดันเฟส R-
S จุดวัดแรงดัน
ไฟฟ้า

อนุมัติ 380 - 410 395.4 09 Dec 2023
08:23

305857
วัดแรงดันเฟส S-
T จุดวัดแรงดัน
ไฟฟ้า

อนุมัติ 380 - 410 396.1 09 Dec 2023
08:23

305858
วัดแรงดันเฟส T-
R จุดวัดแรงดัน
ไฟฟ้า

อนุมัติ 380 - 410 394.3 09 Dec 2023
08:24

All  records

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan
PM-EDB-UPS1-
B-CCTV-1-
M2023

0.24 0.6 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 Dec 2023 06:45

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

09 Dec 2023 08:22
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
09 Dec 2023 11:57

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203719559ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203719559

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-EDB-UPS2-B-CCTV-1-M2023

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

06 Dec 2023 00:00 - 06 Dec 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

09 Dec 2023 08:20

วันที่ซ่อมเสร็จ

09 Dec 2023 08:21

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-B-C-CCTV

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EDB-UPS2-B-CCTV-No.2 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aciv

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงา

305859 วัดกระแสเฟส R
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 13 09 Dec 2023

08:21

305860 วัดกระแสเฟส S
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 8 09 Dec 2023

08:21

305921 วัดกระแสเฟส T
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 11 09 Dec 2023

08:21

305922
วัดแรงดันเฟส R-
S จุดวัดแรงดัน
ไฟฟ้า

อนุมัติ 380 - 410 395.8 09 Dec 2023
08:21

305923
วัดแรงดันเฟส S-
T จุดวัดแรงดัน
ไฟฟ้า

อนุมัติ 380 - 410 395.2 09 Dec 2023
08:21

305924
วัดแรงดันเฟส T-
R จุดวัดแรงดัน
ไฟฟ้า

อนุมัติ 380 - 410 397.4 09 Dec 2023
08:21

All  records

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan
PM-EDB-UPS2-
B-CCTV-1-
M2023

0.24 0.6 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 Dec 2023 06:45

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

09 Dec 2023 08:20
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
09 Dec 2023 11:58

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203719560ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203719560

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-EDB-UPS3-3-SYS-1-M2023

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

06 Dec 2023 00:00 - 06 Dec 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

09 Dec 2023 08:19

วันที่ซ่อมเสร็จ

09 Dec 2023 08:20

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-B-UPS

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EDB-UPS3-3-SYS-No.3 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aciv

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

305925 วัดกระแสเฟส R
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 11 09 Dec 2023

08:19

305926 วัดกระแสเฟส S
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 17 09 Dec 2023

08:19

305927 วัดกระแสเฟส T
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 100 10 09 Dec 2023

08:20

305928
วัดแรงดันเฟส R-
S จุดวัดแรงดัน
ไฟฟ้า

อนุมัติ 380 - 410 396.9 09 Dec 2023
08:20

305929
วัดแรงดันเฟส S-
T จุดวัดแรงดัน
ไฟฟ้า

อนุมัติ 380 - 410 394.8 09 Dec 2023
08:20

305930
วัดแรงดันเฟส T-
R จุดวัดแรงดัน
ไฟฟ้า

อนุมัติ 380 - 410 394.1 09 Dec 2023
08:20

All  records

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-EDB-UPS3-
3-SYS-1-M2023 0.24 0.6 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 Dec 2023 06:45

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

09 Dec 2023 08:19
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
09 Dec 2023 11:58

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 
ตวัอยำ่งเอกสำรกำรตรวจสอบระบบหมอ้แปลงไฟฟ้ำ 

 

 
 
 



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203513990ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203513990

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Emergency Light ST10-02-M2023

แผนซ่อม

20 Jul 2023 00:00 - 20 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

22 Jul 2023 08:48

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

22 Jul 2023 08:48

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PRK-B-ST10

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-ST10-02-No.175 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละ

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.2 22 Jul 2023
08:48

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.2 22 Jul 2023

08:48

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.2 22 Jul 2023

08:48

All  records

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-Emergency Light ST10-
02-M2023 0.24 0.6 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
20 Jul 2023 06:40

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

22 Jul 2023 08:48
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
23 Jul 2023 11:45

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203514013ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203514013

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Emergency Light ST14-05-M2023

แผนซ่อม

20 Jul 2023 00:00 - 20 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

22 Jul 2023 08:29

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

22 Jul 2023 08:30

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PRK-A-ST14

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-ST14-05-No.198 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละ

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.2 22 Jul 2023
08:30

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.2 22 Jul 2023

08:30

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.2 22 Jul 2023

08:30

All  records

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-Emergency Light ST14-
05-M2023 0.24 0.6 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
20 Jul 2023 06:40

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

22 Jul 2023 08:29
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
23 Jul 2023 11:50

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203514017ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203514017

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Emergency Light ST15-04-M2023

แผนซ่อม

20 Jul 2023 00:00 - 20 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

22 Jul 2023 08:28

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

22 Jul 2023 08:28

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PRK-A-ST15

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-ST15-04-No.202 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละ

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.2 22 Jul 2023
08:28

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.2 22 Jul 2023

08:28

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.2 22 Jul 2023

08:28

All  records

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-Emergency Light ST15-
04-M2023 0.24 0.6 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
20 Jul 2023 06:40

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

22 Jul 2023 08:28
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
23 Jul 2023 11:50

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203514022ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203514022

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Emergency Light ST16-04-M2023

แผนซ่อม

20 Jul 2023 00:00 - 20 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

22 Jul 2023 08:23

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

22 Jul 2023 08:23

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PRK-B-ST16

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-ST16-04-No.207 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละ

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.2 22 Jul 2023
08:23

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.2 22 Jul 2023

08:23

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.2 22 Jul 2023

08:23

All  records

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-Emergency Light ST16-
04-M2023 0.24 0.6 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
20 Jul 2023 06:40

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

22 Jul 2023 08:23
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
23 Jul 2023 11:52

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 ค้นหางานซ่อมบำรุง

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คำค้นหา

Emergency Light

สถานะ

CLOSE_AND_COMPLETE

สาขา

PKT (CentralFloresta Phuket)

หน่วยงาน

SEE (งานระบบ-ไฟฟ้า)

 

 แสดงทุกหน่วยงาน

วันที่แผนซ่อม

ถึง

วันที่รับงาน

ถึง

วันที่ปิดงาน

ถึง

 ล้างค่า   ค้นหา

กลับสู่การค้นหาแบบปกติ

10  records

รหัสงาน รายละเอียดบำรุงรักษา Branch
วันที่แผน
ซ่อม

วันเริ่ม
ดำเนิน
การ

วันที่
อนุมัติ สถานะ

2203514027
PM-Emergency Light
ST17-04-M2023
equipment:EML-ST17-04-
No.212 Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

20 Jul
2023
00:00

22 Jul
2023
08: 22

23 Jul
2023
11: 52

ปิดงาน(สมบูรณ์)

2203514022
PM-Emergency Light
ST16-04-M2023
equipment:EML-ST16-04-
No.207 Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

20 Jul
2023
00:00

22 Jul
2023
08: 23

23 Jul
2023
11: 52

ปิดงาน(สมบูรณ์)

2203514024
PM-Emergency Light
ST17-01-M2023
equipment:EML-ST17-01-
No.209 Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

20 Jul
2023
00:00

22 Jul
2023
08: 24

23 Jul
2023
11: 52

ปิดงาน(สมบูรณ์)

2203514020
PM-Emergency Light
ST16-02-M2023
equipment:EML-ST16-02-
No.205 Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

20 Jul
2023
00:00

22 Jul
2023
08: 25

23 Jul
2023
11: 52

ปิดงาน(สมบูรณ์)

2203514021
PM-Emergency Light
ST16-03-M2023
equipment:EML-ST16-03-
No.206 Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

20 Jul
2023
00:00

22 Jul
2023
08: 26

23 Jul
2023
11: 52

ปิดงาน(สมบูรณ์)

01 Jul 2023 31 Jul 2023



Showing 1 to 10 of 60 entries (filtered from 10 total entries)

รหัสงาน รายละเอียดบำรุงรักษา Branch
วันที่แผน
ซ่อม

วันเริ่ม
ดำเนิน
การ

วันที่
อนุมัติ สถานะ

2203514023
PM-Emergency Light
ST16-05-M2023
equipment:EML-ST16-05-
No.208 Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

20 Jul
2023
00:00

22 Jul
2023
08: 24

23 Jul
2023
11: 50

ปิดงาน(สมบูรณ์)

2203514019
PM-Emergency Light
ST16-01-M2023
equipment:EML-ST16-01-
No.204 Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

20 Jul
2023
00:00

22 Jul
2023
08: 25

23 Jul
2023
11: 50

ปิดงาน(สมบูรณ์)

2203514017
PM-Emergency Light
ST15-04-M2023
equipment:EML-ST15-04-
No.202 Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

20 Jul
2023
00:00

22 Jul
2023
08: 28

23 Jul
2023
11: 50

ปิดงาน(สมบูรณ์)

2203514018
PM-Emergency Light
ST15-05-M2023
equipment:EML-ST15-05-
No.203 Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

20 Jul
2023
00:00

22 Jul
2023
08: 28

23 Jul
2023
11: 50

ปิดงาน(สมบูรณ์)

2203514013
PM-Emergency Light
ST14-05-M2023
equipment:EML-ST14-05-
No.198 Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

20 Jul
2023
00:00

22 Jul
2023
08: 29

23 Jul
2023
11: 50

ปิดงาน(สมบูรณ์)

 2 3 4 5 1



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203706614ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203706614

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-EML-ห้อง BTS-M2023

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

28 Nov 2023 00:00 - 28 Nov 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

28 Nov 2023 22:56

วันที่ซ่อมเสร็จ

28 Nov 2023 22:56

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-ENG

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-ห้อง BTS-No.133 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aciv

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-EML-ห้อง
BTS-M2023 0.24 0.6 ลบ

5  records



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
28 Nov 2023 09:58

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

28 Nov 2023 22:56
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
29 Nov 2023 11:31

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203706577ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203706577

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-EML-Office CPN.No.03-M2023

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

28 Nov 2023 00:00 - 28 Nov 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

28 Nov 2023 23:18

วันที่ซ่อมเสร็จ

28 Nov 2023 23:18

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PRK-B-B-CPN OFFICE

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-Office CPN.No.03-No.88 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aciv

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

5  records



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan
PM-EML-Office
CPN.No.03-
M2023

0.24 0.6 ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
28 Nov 2023 09:58

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

28 Nov 2023 23:18
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
29 Nov 2023 11:11

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203706612ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203706612

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-EML-ห้อง TOT-M2023

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

28 Nov 2023 00:00 - 28 Nov 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

28 Nov 2023 22:59

วันที่ซ่อมเสร็จ

28 Nov 2023 22:59

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-ENG

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-ห้อง TOT-No.131 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aciv

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-EML-ห้อง
TOT-M2023 0.24 0.6 ลบ

5  records



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
28 Nov 2023 09:58

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

28 Nov 2023 22:59
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
29 Nov 2023 11:31

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 ค้นหางานซ่อมบำรุง

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คำค้นหา

EML

สถานะ

CLOSE_AND_COMPLETE

สาขา

PKT (CentralFloresta Phuket)

หน่วยงาน

งานระบบ-ไฟฟ้า

 

 แสดงทุกหน่วยงาน

วันที่แผนซ่อม

ถึง

วันที่รับงาน

ถึง

วันที่ปิดงาน

ถึง

 ล้างค่า   ค้นหา

กลับสู่การค้นหาแบบปกติ

10  records

รหัสงาน
รายละเอียด
บำรุงรักษา Branch

วันที่
แผน
ซ่อม

วันเริ่ม
ดำเนิน
การ

วันที่
อนุมัติ สถานะ

2203706617

PM-EML-ทาง
เดินหน้า Office
งานระบบ.01-
M20
equipment:EML-
ทางเดินหน้างาน
ระบบ.01-No.136
Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

28
Nov
2023
00:00

28
Nov
2023
22:
55

29
Nov
2023
11: 33

ปิดงาน(สมบูรณ์)

01 Nov 2023 30 Nov 2023



Showing 1 to 10 of 202 entries (filtered from 10 total entries)

รหัสงาน
รายละเอียด
บำรุงรักษา Branch

วันที่
แผน
ซ่อม

วันเริ่ม
ดำเนิน
การ

วันที่
อนุมัติ สถานะ

2203706615

PM-EML-
Stock EE-
M2023
equipment:EML-
Stock EE-No.134
Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

28
Nov
2023
00:00

28
Nov
2023
22:
57

29
Nov
2023
11: 32

ปิดงาน(สมบูรณ์)

2203706613

PM-EML-ห้อง
3BB-M2023
equipment:EML-
ห้อง 3BB-No.132
Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

28
Nov
2023
00:00

28
Nov
2023
22:
59

29
Nov
2023
11: 32

ปิดงาน(สมบูรณ์)

2203706612

PM-EML-ห้อง
TOT-M2023
equipment:EML-
ห้อง TOT-No.131
Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

28
Nov
2023
00:00

28
Nov
2023
22:
59

29
Nov
2023
11: 31

ปิดงาน(สมบูรณ์)

2203706606

PM-EML-ห้อง
MDB.No4-
M2023
equipment:EML-
ห้อง MDB.4-
No.125 Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

28
Nov
2023
00:00

28
Nov
2023
23:
03

29
Nov
2023
11: 31

ปิดงาน(สมบูรณ์)

2203706616

PM-EML-
Office งาน
ระบบ.No.02-
M2023
equipment:EML-
Office งานระบบ.2-
No.135 Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

28
Nov
2023
00:00

28
Nov
2023
22:
54

29
Nov
2023
11: 31

ปิดงาน(สมบูรณ์)

2203706618

PM-EML-ทาง
เดินหน้า Office
งานระบบ.02-
M20
equipment:EML-
ทางเดินหน้างาน
ระบบ.2-No.137
Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

28
Nov
2023
00:00

28
Nov
2023
22:
53

29
Nov
2023
11: 31

ปิดงาน(สมบูรณ์)

2203706593

PM-EML-
Office
CPN.No.19-
M2023
equipment:EML-
Office
CPN.No.19-
No.104 Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

28
Nov
2023
00:00

28
Nov
2023
23:
10

29
Nov
2023
11: 31

ปิดงาน(สมบูรณ์)

2203706614

PM-EML-ห้อง
BTS-M2023
equipment:EML-
ห้อง BTS-No.133
Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

28
Nov
2023
00:00

28
Nov
2023
22:
56

29
Nov
2023
11: 31

ปิดงาน(สมบูรณ์)

2203706608

PM-EML-ห้อง
Gen.No2-
M2023
equipment:EML-
ห้อง Gen.No2-
No.127 Non Wt

PKT
(CentralFloresta
Phuket)

28
Nov
2023
00:00

28
Nov
2023
23:
04

29
Nov
2023
11: 31

ปิดงาน(สมบูรณ์)

 2 3 4 5 1



 
ตวัอยำ่งเอกสำรกำรตรวจสอบระบบบนัไดเล่ือน 

 
 
 



Service Docket

 

  

Project Name Client Name

Central  Phuket Floresta (เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า) Central Festival Phuket 2 (เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 2) คุณกิตติ

Docket Number Client Contact Number

TH178363 08-7278-6167

Contract Number

SC-SP-201008-20

Maintenance
Elevator ลิฟต์

Task Set R F4 R F4 F4 F4

Building/Block E06 E07 E08 E12 E13 E14

Unit 143306 143308 143309 143310 143311 143312

Arrival Tasks|เมื่อถึงหน่วยงาน       

Pit|บ่อลิฟต์       

Car and Landing Indicators and Pushbuttons
|ตัวลิฟต์ ไฟบอกชั้นและปุ่มกดหน้าชั้น

      

Door Operation|ระบบควบคุมประตู       

Machine Room Safety|อุปกรณ์เซฟตี้ในห้องเครื่อง       

Motor Room Equipment|อุปกรณ์ในห้องเครื่อง       

Doors|ประตู       

Car Top and Shaft|หลังคาลิฟต์และปล่องลิฟต์       

Departure|การออกจากหน่วยงาน       

Material Used อุปกรณ์ที่ใช้/Spare Parts Used E06 143306-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E07 143308-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E08 143309-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E12 143310-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E13 143311-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ ผ้ายูส
E14 143312-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
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10310 | Thailand. 
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Service Docket

 

Comments and Recommendations
 

E06 143306-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือนกรกฏาคม2566
ชูวส์ประตูเสื่อสภาพ24ชิ้น
พัดลม1ตัว
E07 143308-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือนกรกฏาคม2566
ชูวส์ประตูเสื่อมสภาพ24ชิ้น
พัดลมระบายอากาศ1ตัว
E08 143309-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ชูประตูนอกในเสื่อมสภาพ 24 ชิ้น พัดลมระบายอากาศ 1 ตัว
E12 143310-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ชูประตูเสื่อมสภาพ 24 ชิ้น พัดลมระบายอากาศ 1 ตัว
E13 143311-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ชูส์ประตูเสื่อมสภาพ 24 ชิ้น พัดลมระบายอากาศ 1 ตัว
E14 143312-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือนกรกฎาคม 2566ชูส์ ประตูนอกในเสื่อมสภาพ 24 ชิ้น พัดลมระบายอากาศ 1 ตัว
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Service Docket

 

Technician Confirmation
 

Technician Ruckchart 
Tiamsorn

Dispatch Time -

Time In 2023-07-03 21:40

Time Out 2023-07-03 23:58

Date วันที่ 2023-07-03

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-03 21:40

End Date 2023-07-03 23:58
 

Technician Signature

 

Technician Tongdaeng Niyom

Dispatch Time -

Time In 2023-07-03 21:40

Time Out 2023-07-03 23:58

Date วันที่ 2023-07-03

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-03 21:40

End Date 2023-07-03 23:58
 

Technician Signature

 

Technician Srinoon Somnouk

Dispatch Time -

Time In 2023-07-03 21:40

Time Out 2023-07-03 23:58

Date วันที่ 2023-07-03

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-03 21:40

End Date 2023-07-03 23:58
 

Technician Signature

 

Technician Boonsit Wisit

Dispatch Time -

Time In 2023-07-03 21:40

Time Out 2023-07-03 23:58

Date วันที่ 2023-07-03

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-03 21:40

End Date 2023-07-03 23:58
 

Technician Signature

Client Confirmation
Client Comment or Proposal

 

Date วันที่

2023-07-03

Client Signature

Client Name

คุณกิตติ

Email

Group@cpn.co.th (Default)

me.pkt2group@centralpattan
a.co.th

(Default)

MEPKT2Group@cpn.co.th (Default)
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Service Docket

 

  

Project Name Client Name

Central  Phuket Floresta (เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า) Central Festival Phuket 2 (เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 2) คุณกิตติ

Docket Number Client Contact Number

TH178496 08-7278-6167

Contract Number

SC-SP-201008-20

Maintenance
Elevator ลิฟต์

Task Set F4 F4 F4

Building/Block E09 E10 E11

Unit 143184 143185 143186

Arrival Tasks|เมื่อถึงหน่วยงาน    

Pit|บ่อลิฟต์    

Car and Landing Indicators and Pushbuttons
|ตัวลิฟต์ ไฟบอกชั้นและปุ่มกดหน้าชั้น

   

Door Operation|ระบบควบคุมประตู    

Motor Room Equipment|อุปกรณ์ในห้องเครื่อง    

Doors|ประตู    

Car Top and Shaft|หลังคาลิฟต์และปล่องลิฟต์    

Departure|การออกจากหน่วยงาน    

Material Used อุปกรณ์ที่ใช้/Spare Parts Used E09 143184-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E10 143185-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E11 143186-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน

 

Comments and Recommendations
 

E09 143184-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือน กรกฎาคม 2566 เปลี่ยนชุดงานเบรค พร้อมแบตเตอรี่ 1 ก้อน อุปกรณ์ เสื่อมสภาพพัดลมระบายอากาศ 1 ตัว
E10 143185-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือน กรกฎาคม 2566 เปลี่ยนชุดงานเบรค พร้อม แบตเตอรี่ 1 ก้อน อุปกรณ์เสื่อมสภาพ 1 พัดลมระบายอากาศ 2 ตัว
E11 143186-Elevator > MRL > Gearless: ทำการตรวจเช็ค ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 อุปกรณ์เสื่อมสภาพ พัดลมระบายอากาศ จำนวน 2 ตัว
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Technician Confirmation
 

Technician Ruckchart 
Tiamsorn

Dispatch Time -

Time In 2023-07-04 22:05

Time Out 2023-07-05 00:00

Date วันที่ 2023-07-05

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-04 22:05

End Date 2023-07-05 00:00
 

Technician Signature

 

Technician Tongdaeng Niyom

Dispatch Time -

Time In 2023-07-04 22:05

Time Out 2023-07-05 00:00

Date วันที่ 2023-07-05

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-04 22:05

End Date 2023-07-05 00:00
 

Technician Signature

 

Technician Srinoon Somnouk

Dispatch Time -

Time In 2023-07-04 22:05

Time Out 2023-07-05 00:00

Date วันที่ 2023-07-05

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-04 22:05

End Date 2023-07-05 00:00
 

Technician Signature

Client Confirmation
Client Comment or Proposal

 

Date วันที่

2023-07-05

Client Signature

Client Name

คุณกิตติ

Email

Group@cpn.co.th (Default)

me.pkt2group@centralpattan
a.co.th

(Default)

MEPKT2Group@cpn.co.th (Default)
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Service Docket

 

  

Project Name Client Name

Central  Phuket Floresta (เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า) Central Festival Phuket 2 (เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 2) คุณกิตติ

Docket Number Client Contact Number

TH178794 08-7278-6167

Contract Number

SC-SP-201008-20

Maintenance
Elevator ลิฟต์

Task Set SF4 SF4

Building/Block ESC1 ESC2

Unit 143313 143314

Arrival Tasks|เมื่อถึงหน่วยงาน   

Top Trap|บ่อบน   

Skirting|ฝาครอบ   

Controller|ระบบควบคุม   

Machine|เครื่อง   

Handrail Drive|อุปกรณ์ขับราวมือจับ   

Step Chain|โซ่ลูกขั้น   

Bottom Trap|บ่อล่าง   

Departure|การออกจากหน่วยงาน   

Material Used อุปกรณ์ที่ใช้/Spare Parts Used ESC1 143313-Escalator > MW > Inclined: ถุงมือ,น้ำมัน,ผ้ายูส
ESC2 143314-Escalator > MW > Inclined: ถุงมือ,น้ำมัน,ผ้ายูส

 

Comments and Recommendations
 

ESC1 143313-Escalator > MW > Inclined: ตรวจเช็คประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจเช็คระบบเซฟตี้ทั้งหมด อุปกรณ์เสื่อมสภาพ 1 ตัวเช็คเฟส mpd 1 ตัว
ESC2 143314-Escalator > MW > Inclined: ตรวจเช็คประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจเช็คระบบเซฟตี้ทั้งหมด อุปกรณ์เสื่อมสภาพ 1 ตัวเช็คเฟส mpd 1 ตัว
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Technician Confirmation
 

Technician Ruckchart 
Tiamsorn

Dispatch Time -

Time In 2023-07-05 20:29

Time Out 2023-07-05 23:15

Date วันที่ 2023-07-05

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-05 20:29

End Date 2023-07-05 23:15
 

Technician Signature

 

Technician Srinoon Somnouk

Dispatch Time -

Time In 2023-07-05 20:29

Time Out 2023-07-05 23:15

Date วันที่ 2023-07-05

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-05 20:29

End Date 2023-07-05 23:15
 

Technician Signature

 

Technician Tongdaeng Niyom

Dispatch Time -

Time In 2023-07-05 20:29

Time Out 2023-07-05 23:15

Date วันที่ 2023-07-05

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2023-07-05 20:29

End Date 2023-07-05 23:15
 

Technician Signature

Client Confirmation
Client Comment or Proposal

หมายเหตุ พบลูกคั่นทางเลื่อนขอบชำรุดแตกบิ่นควรเปลี่ยนอุปกรณ์

Date วันที่

2023-07-05

Client Signature

Client Name

คุณกิตติ

Email

Group@cpn.co.th (Default)

me.pkt2group@centralpattan
a.co.th

(Default)

MEPKT2Group@cpn.co.th (Default)
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6.14 ตวัอยำ่งเอกสำรกำรตรวจสอบอปุกรณป้์องกนัอคัคีภยั 
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