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บทท่ี 4 
การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ของ โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN                        

(แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) (ระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน โดยท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง 

และน้ าสระว่ายน้ าโดยท าการเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 สรุปได้

ดังนี ้ 

 

 4.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง 

   จากการติ ดตามตรวจวั ดคุณภาพน้ าทิ้ ง  ของ โคร งการ  CHAPTER CHULA-SAMYAN  

(แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) (ระยะด าเนินการ) จ านวน 2 จุด ได้แก่ 1) จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 1 จุด 

2) บ่อพักน้ าสุดท้ายของระบบระบายน้ าของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ าบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด  โดยท า

การตรวจวัด pH, Biochemical Oxygen Demand, Total Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, 

Total Kjeldahl Nitrogen, Oil & Grease และSettleable Solid โดยท าการตรวจวัดตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 เมื่อน าผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง  เปรียบเทียบกับมาตรฐานประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง

ขนาด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่

ท าการประเภท ข พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าไม่แนวโน้มที่คงที่ แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4-1 และ

ตารางที่ 4-2  
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ตารางที่ 4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                        
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียจ านวน 1 จุด 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ าทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 
ท่ีมา    : (1)   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ท าการ

ประเภท ข 
                   *  ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids)ต้องมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าที่เพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติ, 
                                  TDS ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เท่ากับ 666 mg/L, ประจ าเดือนธันวาคม เท่ากับ 696 mg/L,ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2566 เท่ากับ 758 mg/L, ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 700 mg/L ประจ าเดือนมีนาคม เท่ากับ 688 mg/L, 
   ประจ าเดือนเมษายน เท่ากับ 676 mg/L,ประจ าเดือนพฤษภาคม เท่ากับ 670 mg/L,ประจ าเดือนมิถุนายน เท่ากับ 676 mg/L 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้้าทิง้ 

จุดระบายน้้าออกจากระบบบ้าบัดน้้าเสียจ้านวน 1 จุด 
มาตรฐาน(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
14/11/2565 14/12/2565 

pH at 25  0C - 7.1 7.3 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 22 20 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 < 40 

Total Dissolved Solids* mg/L 512 433 - 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L <1.0 <1.0 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 < 0.5 
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ตารางที่ 4-1(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                        
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียจ านวน 1 จุด 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ าทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 
ท่ีมา    : (1)   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ท าการ

ประเภท ข 
                   *  ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids)ต้องมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าที่เพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติ, 
                                  TDS ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เท่ากับ 666 mg/L, ประจ าเดือนธันวาคม เท่ากับ 696 mg/L,ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2566 เท่ากับ 758 mg/L, ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 700 mg/L ประจ าเดือนมีนาคม เท่ากับ 688 mg/L, 
   ประจ าเดือนเมษายน เท่ากับ 676 mg/L,ประจ าเดือนพฤษภาคม เท่ากับ 670 mg/L,ประจ าเดือนมิถุนายน เท่ากับ 676 mg/L 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้้าทิง้ 

จุดระบายน้้าออกจากระบบบ้าบัดน้้าเสียจ้านวน 1 จุด 
มาตรฐาน(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
16/01/2566 16/02/2566 16/03/2566 20/04/2566 12/05/2566 29/06/2566 

pH at 25  0C - 7.9 7.1 5.1 7.7 5.0 5.1 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 3.4 4.2 6.80 2.61 20.15 24.30 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 18 22 < 40 

Total Dissolved Solids* mg/L 692 346 394 420 380 406 - 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 4.6 5.6 10.4 3.84 23.02 29.84 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0.5 
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ตารางที่ 4-1(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                        
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียจ านวน 1 จุด 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ าทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 
ท่ีมา    : (1)   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ท าการ

ประเภท ข 
                   *  ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids)ต้องมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าที่เพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติ,TDS  
   ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 เท่ากับ 700 mg/L, ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566  เท่ากับ 706 mg/L ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2566  เท่ากับ 708 mg/L,ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2566  เท่ากับ 642 mg/L,ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566    
   เท่ากับ 626 mg/L, ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2566  เท่ากับ 632 mg/L 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้้าทิง้ 

จุดระบายน้้าออกจากระบบบ้าบัดน้้าเสียจ้านวน 1 จุด 
มาตรฐาน(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
27/07/2566 10/08/2566 07/09/2566 14/10/2566 30/11/2566 21/12/2566 

pH at 25  0C - 7.4 7.6 7.6 6.5 7.0 8.2 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 16.00 27.54 28.20 24.42 17.90 16.30 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 38 20 38 19 26 < 40 

Total Dissolved Solids* mg/L 384 460 450 192 506 480 - 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 20.42 34.72 33.60 30.80 28.70 30.80 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0.5 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                             ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-5                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิง (Wastewater Quality) โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                          
  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บ่อพักน้ าสุดท้ายของระบบระบายน้ าของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ าบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ าทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 
ท่ีมา    : (1)   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ท าการ

ประเภท ข 
                   *  ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids)ต้องมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าที่เพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติ, 
                                  TDS ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เท่ากับ 666 mg/L, ประจ าเดือนธันวาคม เท่ากับ 696 mg/L,ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2566 เท่ากับ 758 mg/L, ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 700 mg/L ประจ าเดือนมีนาคม เท่ากับ 688 mg/L, 
   ประจ าเดือนเมษายน เท่ากับ 676 mg/L,ประจ าเดือนพฤษภาคม เท่ากับ 670 mg/L,ประจ าเดือนมิถุนายน เท่ากับ 676 mg/L 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้้าทิง้ 

บ่อพักน้้าสุดท้ายของระบบระบายน้้าของโครงการก่อนระบาย
ลงสู่ระบบระบายน้้าบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด มาตรฐาน(1) 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
14/11/2565 14/12/2565 

pH at 25  0C - 6.9 7.1 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 23 19 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 < 40 

Total Dissolved Solids* mg/L 501 537 - 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L <1.0 <1.0 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 < 0.5 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                             ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิง (Wastewater Quality) โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                          
     ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บ่อพักน้ าสุดท้ายของระบบระบายน้ าของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ าบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ าทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 
ท่ีมา    : (1)   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ท าการ

ประเภท ข 
                   *  ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids)ต้องมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าที่เพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติ, 
                                  TDS ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เท่ากับ 666 mg/L, ประจ าเดือนธันวาคม เท่ากับ 696 mg/L,ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2566 เท่ากับ 758 mg/L, ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 700 mg/L ประจ าเดือนมีนาคม เท่ากับ 688 mg/L, 
   ประจ าเดือนเมษายน เท่ากับ 676 mg/L,ประจ าเดือนพฤษภาคม เท่ากับ 670 mg/L,ประจ าเดือนมิถุนายน เท่ากับ 676 mg/L 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้้าทิง้ 
บ่อพักน้้าสุดท้ายของระบบระบายน้้าของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้้าบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

16/01/2566 16/02/2566 16/03/2566 20/04/2566 12/05/2566 29/06/2566 

pH at 25  0C - 7.0 7.1 5.8 7.5 5.7 5.9 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 2.2 4.5 2.24 5.94 7.82 8.36 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 40 

Total Dissolved Solids* mg/L 664 268 382 378 348 352 - 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L <1.0 5.8 4.6 4.6 9.16 10.26 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0.5 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                             ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิง (Wastewater Quality) โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                          
     ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บ่อพักน้ าสุดท้ายของระบบระบายน้ าของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ าบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ าทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 
ท่ีมา    : (1)   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ท าการ

ประเภท ข 
                   *  ป ริ ม าณส า ร ล ะล าย ไ ด้ ทั้ ง หมด ( Total Dissolved Solids)ต้ อ งมี ค่ า เ พิ่ ม ข้ึ น จากป ริ ม าณส าร ล ะ ล าย ใน น้ า ใ ช้ ต ามป ก ติ ไม่ เ กิ น  500 มิ ล ลิ ก รั ม ต่อ ลิ ต ร  ค่ า ที่ เ พิ่ ม ข้ึ น จากป ริ ม าณส าร ล ะ ล าย ใน น้ า ใ ช้ ต ามป ก ติ ,TDS  
   ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 เท่ากับ 700 mg/L, ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566  เท่ากับ 706 mg/L ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2566  เท่ากับ 708 mg/L,ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2566  เท่ากับ 642 mg/L,ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566    
   เท่ากับ 626 mg/L, ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2566  เท่ากับ 632 mg/L 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้้าทิง้ 
บ่อพักน้้าสุดท้ายของระบบระบายน้้าของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้้าบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

27/07/2566 10/08/2566 07/09/2566 14/10/2566 30/11/2566 21/12/2566 

pH at 25  0C - 7.6 7.5 7.4 7.0 7.0 7.6 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 12.65 12.08 25.60 10.00 25.90 24.60 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 33 15 <10 30 28 < 40 

Total Dissolved Solids* mg/L 326 330 416 428 332 426 - 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 15.74 15.58 16.10 17.36 18.03 18.82 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0.5 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                               ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                              ระหวา่งเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
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 4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าสระว่ายน้้า (Swimming pool Quality)   

     โครงการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool Quality)     

บริเวณพื้นที่โครงการ จ านวน 2 สถานี ได้แก่ 1) บริเวณน้ าลึก และ2) บริเวณน้ าตื้น ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ pH, Free Chlorine,                       

Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยท าการเก็บตัวอย่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 ส่วน Total Chlorine, Chloride, 

Ammonia, Nitrate ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง โดยท าการเก็บตัวอย่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2566  เมื่อน าผลการ

ตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool Quality) มาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 

32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ใน

ท านองเดียวกัน พบว่า มีค่าแนวโน้มที่คงที่ แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4-3 และตารางที่ 4-6 

 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 4-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าลึก 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าลึก 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

01/11/2565 08/11/2565 14/11/2565 22/11/2565 29/11/2565 
pH at 25 0C 
 

- 7.2 7.6 7.2 7.8 7.7 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.71 0.80 0.70 0.79 0.79 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 4-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าลึก 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าลึก 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

06/12/2565 14/12/2565 20/12/2565 27/12/2565 
pH at 25 0C 
 

- 8.1 7.5 8.1 7.9 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.77 0.79 0.77 0.75 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-11                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าลึก 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าลึก 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

05/01/2566 09/01/2566 16/01/2566 23/01/2566 30/01/2566 10/02/2566 
pH at 25 0C 
 

- 7.5 7.7 7.4 7.6 7.5 8.4 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.80 0.84 0.76 0.82 0.78 0.90 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-12                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าลึก 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าลึก 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

16/02/2566 23/02/2566 02/03/2566 09/03/2566 16/03/2566 23/03/2566 
pH at 25 0C 
 

- 7.4 7.9 7.3 7.5 7.4 7.6 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.08 0.74 0.84 0.86 0.78 0.78 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-13                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าลึก 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าลึก 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

30/03/2566 06/04/2566 12/04/2566 20/04/2566 27/04/2566 04/05/2566 
pH at 25 0C 
 

- 7.6 7.9 7.8 8.2 8.2 7.4 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.79 0.78 0.72 0.72 0.85 0.72 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-14                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าลึก 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าลึก 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

12/05/2566 16/05/2566 25/05/2566 31/05/2566 08/06/2566 15/06/2566 
pH at 25 0C 
 

- 7.4 8.4 8.3 8.3 7.5 8.2 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.82 0.78 0.82 0.84 0.72 0.76 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-15                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าลึก 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าลึก 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

22/06/2566 29/06/2566 06/07/2566 13/07/2566 20/07/2566 27/07/2566 
pH at 25 0C 
 

- 7.7 7.4 8.0 7.8 8.0 7.4 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.78 0.78 0.76 0.84 0.78 0.92 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-16                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าลึก 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าลึก 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

05/08/2566 10/08/2566 17/08/2566 24/08/2566 31/08/2566 07/09/2566 
pH at 25 0C 
 

- 8.2 7.9 7.5 8.3 7.9 7.8 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.82 0.74 0.84 0.74 0.84 0.78 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-17                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าลึก 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าลึก 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

14/09/2566 21/09/2566 28/09/2566 05/10/2566 14/10/2566 19/10/2566 
pH at 25 0C 
 

- 8.0 8.0 7.4 8.2 7.5 7.4 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.80 0.78 0.98 0.74 0.82 0.86 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-18                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าลึก 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าลึก 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

26/10/2566 02/11/2566 09/11/2566 16/11/2566 23/11/2566 30/11/2566 
pH at 25 0C 
 

- 7.7 0.79 8.0 7.9 8.1 7.9 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.76 0.082 0.88 0.84 0.91 0.66 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-19                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าลึก 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าลึก 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

07/12/2566 15/12/2566 21/12/2566 26/12/2566 
pH at 25 0C 
 

- 8.0 7.9 7.6 8.1 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.86 0.68 0.62 7.4 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-20                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-4 เปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                 
   นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าตื้น 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าต้ืน 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

01/11/2565 08/11/2565 14/11/2565 22/11/2565 29/11/2565 
pH at 25 0C 
 

- 7.5 7.4 7.9 7.4 7.3 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.70 0.84 0.68 0.70 0.70 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-21                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                  
    นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จฬุา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566บริเวณน้ าตื้น 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าต้ืน 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

01/11/2565 08/11/2565 14/11/2565 22/11/2565 29/11/2565 
pH at 25 0C 
 

- 7.5 7.4 7.9 7.4 7.3 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.70 0.84 0.68 0.70 0.70 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-22                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                 
    นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จฬุา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าตื้น 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรือ่ง การควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน้ า หรือกจิการอืน่ๆ ในท านองเดียวกนั 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าต้ืน 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

05/01/2566 09/01/2566 16/01/2566 23/01/2566 30/01/2566 10/02/2566 
pH at 25 0C 
 

- 7.4 7.5 7.3 7.4 7.3 8.4 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.72 0.76 0.68 0.72 0.68 0.84 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-23                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                 
  นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าตื้น 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรือ่ง การควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน้ า หรือกจิการอืน่ๆ ในท านองเดียวกนั 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าต้ืน 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

16/02/2566 23/02/2566 02/03/2566 09/03/2566 16/03/2566 23/03/2566 
pH at 25 0C 
 

- 7.3 7.9 7.5 7.3 7.5 7.5 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.7 0.72 0.92 0.82 0.84 0.84 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-24                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                 
  นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าตื้น 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรือ่ง การควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน้ า หรือกจิการอืน่ๆ ในท านองเดียวกนั 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าต้ืน 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

30/03/2566 06/04/2566 12/04/2566 20/04/2566 27/04/2566 04/05/2566 
pH at 25 0C 
 

- 7.7 7.7 7.9 8.4 8.0 7.8 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.82 0.74 0.78 0.66 0.82 0.82 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-25                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                 
  นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าตื้น 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรือ่ง การควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน้ า หรือกจิการอืน่ๆ ในท านองเดียวกนั 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าต้ืน 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

12/05/2566 16/05/2566 25/05/2566 31/05/2566 08/06/2566 15/06/2566 
pH at 25 0C 
 

- 7.3 8.1 8.2 8.1 7.8 8.1 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.76 0.72 0.76 0.80 0.80 0.84 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-26                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                 
  นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าตื้น 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรือ่ง การควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน้ า หรือกจิการอืน่ๆ ในท านองเดียวกนั 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าต้ืน 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

22/06/2566 29/06/2566 06/07/2566 13/07/2566 20/07/2566 27/07/2566 
pH at 25 0C 
 

- 7.9 7.5 8.0 7.7 8.0 7.7 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.86 0.84 0.78 0.80 0.79 0.81 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-27                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                 
 นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จฬุา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าตื้น 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรือ่ง การควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน้ า หรือกจิการอืน่ๆ ในท านองเดียวกนั 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าต้ืน 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

05/08/2566 10/08/2566 17/08/2566 24/08/2566 31/08/2566 07/09/2566 
pH at 25 0C 
 

- 8.0 8.0 7.7 8.4 7.9 8.0 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.74 0.72 0.80 0.82 0.76 0.82 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-28                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                 
    นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จฬุา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าตื้น 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรือ่ง การควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน้ า หรือกจิการอื่นๆ ในท านองเดียวกนั 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าต้ืน 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

14/09/2566 21/09/2566 28/09/2566 05/10/2566 14/10/2566 19/10/2566 
pH at 25 0C 
 

- 8.0 8.0 7.6 8.3 7.8 7.7 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.74 0.82 0.94 0.78 0.76 0.80 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-29                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                 
  นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าตื้น 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรือ่ง การควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน้ า หรือกจิการอืน่ๆ ในท านองเดียวกนั 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าต้ืน 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

26/10/2566 02/11/2566 09/11/2566 16/11/2566 23/11/2566 30/11/2566 
pH at 25 0C 
 

- 7.9 7.8 8.1 8.0 7.9 8.1 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.84 0.80 0.90 0.82 0.85 0.72 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                 
 นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จฬุา-สามย่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าตื้น 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรือ่ง การควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน้ า หรือกจิการอืน่ๆ ในท านองเดียวกนั 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าต้ืน 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

07/12/2566 15/12/2566 21/12/2566 26/12/2566 
pH at 25 0C 
 

- 8.1 7.9 7.9 8.1 7.2-8.4 

Free Chlorine mg/L 0.82 0.72 0.68 0.72 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 4-5      เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool Quality) ตรวจวัดทุก 1 ป ีโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) (ระยะด าเนินการ) 
 นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน  ท าการเก็บตัวอย่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2565,เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566, เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าลึก 

หมายเหตุ :      ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
        Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd Edition 2017 
ท่ีมา    :  (1)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าลึก 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

27/12/2565 16/02/2566 27/07/2566 
Total Chlorine mg/L 0.6 0.8 0.66 - 

Chloride mg/L 212 526 584 < 600 

Ammonia-nitrogen mg/L 11 0.2 0.06 < 20 

Nitrate-nitrogen mg/L 20 3.2 2.8 < 50 



โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน)                                                      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ระยะด าเนินการ)                                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน                                                                                          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
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 ตารางที่ 4-6    เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพน้ าสระว่ายน้ า (Swimming pool Quality) ตรวจวัดทุก 1 ป ีโครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) (ระยะด าเนินการ)  
 นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน ท าการเก็บตัวอย่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2565,เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566, เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 บริเวณน้ าตื้น 

หมายเหตุ :      ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
        Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd Edition 2017 

            (1)พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรอืกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน                    

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้้าสระว่ายน้้า 
บริเวณน้้าต้ืน 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

27/12/2565 16/02/2566 27/07/2566 
Total Chlorine mg/L 0.7 0.7 0.64 - 

Chloride mg/L 223 554 527 < 600 

Ammonia-nitrogen mg/L 12 0.6 0.11 < 20 

Nitrate-nitrogen mg/L 20 2.8 2.6 < 50 


