
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.14 เอกสำรกำรตรวจสอบและกำรบ ำรุงรกัษำอปุกรณป้์องกนัอคัคีภยั 

 

 

  



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203519691ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203519691

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

MAINTENANCE FIRE ALARM SYSTEM NO.1

แผนซ่อม

25 Jul 2023 00:00 - 25 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

25 Jul 2023 12:40

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

25 Jul 2023 14:57

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-B1-B-WAR ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Fire Alarm Control Panel NO.1 Non inc S

ต้นทุน

001PK11570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่

10 ตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือน
ภัย(FIREALARM) อนุมัติ 0.5 0.5 25 J

12:4

20 CONTROLFIREALARM อนุมัติ 0.5 0.5 25 J
12:4

30 SMOKEDETECTORทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4 25 J

12:4

40 HEATDETECTORทำงานปกติหรือไม่ อนุมัติ 4 4 25 J
12:4

50 MANUALSTATIONทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4 25 J

12:4

60 ตรวจสอบแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1 25 J
12:4

70 ตรวจสอบแผงควบคุมระบบ อนุมัติ 0.5 0.5 25 J
12:4

80 อยู่ใน
สภาวะnormal/trouble/alarm/fault อนุมัติ 0.08 0.1 25 J

12:4

90 ตำแหน่งBREAKERON/OFF อนุมัติ 0.08 0.1 25 J
12:4

100 หลอดไฟแสดงจุดการทำงานสามารถ
ทำงานได้ครบ อนุมัติ 0.08 0.1 25 J

12:4

110 หลอดไฟLEDมีการทำงานหรือไม่ อนุมัติ 0.08 0.1 25 J
12:4

120 อุณหภูมิของห้องFirealarm……0C. อนุมัติ 0.08 0.1 25 J
12:4

130 มีผู้ควบคุมดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงหรือ
ไม่ อนุมัติ 0.08 0.1 25 J

12:4

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่

140 เป่าฝุ่นทำความสะอาด
ตู้controlทั้งหมด อนุมัติ 0.5 0.5 25 J

12:4

150 ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ อนุมัติ 0.5 0.5 25 J
12:4

Showing 1 to 15 of 15 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

177711 อุณหภูมิ ห้อง fire alarm
อุณหภูมิ ห้อง อนุมัติ 20 - 28 25 25 Jul 2023

14:56 ปกติ

All  records

Showing 1 to 1 of 1 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Piyasak Jullapak MAINTENANCE FIRE ALARM
SYSTEM NO.1 15.06 15.2 ลบ

5  records



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ตรวจสอบเรียบร้อย สถานะพร้อมใช้งานครับ

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1780001/attachment/20230725145700848.jpg)

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1780001/attachment/20230725145701113.jpg)

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
25 Jul 2023 06:36

ผู้รับมอบหมาย
Piyasak Jullapak
25 Jul 2023 12:40

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
25 Jul 2023 16:41

1

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1780001/attachment/20230725145700848.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1780001/attachment/20230725145701113.jpg
https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203519692ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203519692

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

MAINTENANCE FIRE ALARM SYSTEM NO.2

แผนซ่อม

25 Jul 2023 00:00 - 25 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

25 Jul 2023 12:41

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

25 Jul 2023 14:57

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-B1-B-WAR ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Fire Alarm Control Panel NO.2 Non inc S

ต้นทุน

001PK11570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่

10 ตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือน
ภัย(FIREALARM) อนุมัติ 0.5 0.5 25 J

12:4

20 CONTROLFIREALARM อนุมัติ 0.5 0.5 25 J
12:4

30 SMOKEDETECTORทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4 25 J

12:4

40 HEATDETECTORทำงานปกติหรือไม่ อนุมัติ 4 4 25 J
12:4

50 MANUALSTATIONทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4 25 J

12:4

60 ตรวจสอบแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1 25 J
12:4

70 ตรวจสอบแผงควบคุมระบบ อนุมัติ 0.5 0.5 25 J
12:4

80 อยู่ใน
สภาวะnormal/trouble/alarm/fault อนุมัติ 0.08 0.1 25 J

12:4

90 ตำแหน่งBREAKERON/OFF อนุมัติ 0.08 0.1 25 J
12:4

100 หลอดไฟแสดงจุดการทำงานสามารถ
ทำงานได้ครบ อนุมัติ 0.08 0.1 25 J

12:4

110 หลอดไฟLEDมีการทำงานหรือไม่ อนุมัติ 0.08 0.1 25 J
12:4

120 อุณหภูมิของห้องFirealarm……0C. อนุมัติ 0.08 0.1 25 J
12:4

130 มีผู้ควบคุมดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงหรือ
ไม่ อนุมัติ 0.08 0.1 25 J

12:4

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่

140 เป่าฝุ่นทำความสะอาด
ตู้controlทั้งหมด อนุมัติ 0.5 0.5 25 J

12:4

150 ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ อนุมัติ 0.5 0.5 25 J
12:4

Showing 1 to 15 of 15 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

177712 อุณหภูมิ ห้อง fire alarm
อุณหภูมิ ห้อง อนุมัติ 20 - 28 25 25 Jul 2023

14:57 ปกติ

All  records

Showing 1 to 1 of 1 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Piyasak Jullapak MAINTENANCE FIRE ALARM
SYSTEM NO.2 15.06 15.2 ลบ

5  records



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ตรวจสอบเรียบร้อย สถานะพร้อมใช้งานครับ

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1780002/attachment/20230725145726728.jpg)

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1780002/attachment/20230725145733195.jpg)

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
25 Jul 2023 06:36

ผู้รับมอบหมาย
Piyasak Jullapak
25 Jul 2023 12:41

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
25 Jul 2023 16:41

1

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1780002/attachment/20230725145726728.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1780002/attachment/20230725145733195.jpg
https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203566452ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203566452

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

MAINTENANCE FIRE ALARM SYSTEM NO.1

แผนซ่อม

25 Aug 2023 00:00 - 25 Aug 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

25 Aug 2023 13:04

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

25 Aug 2023 16:33

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-B1-B-WAR ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Fire Alarm Control Panel NO.1 Non inc S

ต้นทุน

001PK11570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่

10 ตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือน
ภัย(FIREALARM) อนุมัติ 0.5 0.5 25 A

15:2

20 CONTROLFIREALARM อนุมัติ 0.5 0.5 25 A
15:2

30 SMOKEDETECTORทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4 25 A

15:2

40 HEATDETECTORทำงานปกติหรือไม่ อนุมัติ 4 4 25 A
15:2

50 MANUALSTATIONทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4 25 A

15:2

60 ตรวจสอบแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1 25 A
15:2

70 ตรวจสอบแผงควบคุมระบบ อนุมัติ 0.5 0.5 25 A
15:2

80 อยู่ใน
สภาวะnormal/trouble/alarm/fault อนุมัติ 0.08 0.1 25 A

15:2

90 ตำแหน่งBREAKERON/OFF อนุมัติ 0.08 0.1 25 A
15:2

100 หลอดไฟแสดงจุดการทำงานสามารถ
ทำงานได้ครบ อนุมัติ 0.08 0.1 25 A

15:2

110 หลอดไฟLEDมีการทำงานหรือไม่ อนุมัติ 0.08 0.1 25 A
15:2

120 อุณหภูมิของห้องFirealarm……0C. อนุมัติ 0.08 0.1 25 A
15:2

130 มีผู้ควบคุมดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงหรือ
ไม่ อนุมัติ 0.08 0.1 25 A

15:2

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่

140 เป่าฝุ่นทำความสะอาด
ตู้controlทั้งหมด อนุมัติ 0.5 0.5 25 A

15:2

150 ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ อนุมัติ 0.5 0.5 25 A
15:2

Showing 1 to 15 of 15 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

177711 อุณหภูมิ ห้อง fire alarm
อุณหภูมิ ห้อง อนุมัติ 20 - 28 27 25 Aug 2023

16:33 ปกติ

All  records

Showing 1 to 1 of 1 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Piyasak Jullapak MAINTENANCE FIRE ALARM
SYSTEM NO.1 15.06 15.2 ลบ

5  records



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ตรวจสอบเรียบร้อย สถานะพร้อมใช้งานครับ

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1826046/attachment/20230825163307577.jpg)

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
25 Aug 2023 06:38

ผู้รับมอบหมาย
Piyasak Jullapak

25 Aug 2023 13:04
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
28 Aug 2023 12:25

1

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1826046/attachment/20230825163307577.jpg
https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203566453ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203566453

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

MAINTENANCE FIRE ALARM SYSTEM NO.2

แผนซ่อม

25 Aug 2023 00:00 - 25 Aug 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

25 Aug 2023 13:04

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

25 Aug 2023 16:32

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-B1-B-WAR ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Fire Alarm Control Panel NO.2 Non inc S

ต้นทุน

001PK11570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่

10 ตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือน
ภัย(FIREALARM) อนุมัติ 0.5 0.5 25 A

15:2

20 CONTROLFIREALARM อนุมัติ 0.5 0.5 25 A
15:2

30 SMOKEDETECTORทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4 25 A

15:2

40 HEATDETECTORทำงานปกติหรือไม่ อนุมัติ 4 4 25 A
15:2

50 MANUALSTATIONทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4 25 A

15:3

60 ตรวจสอบแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1 25 A
15:3

70 ตรวจสอบแผงควบคุมระบบ อนุมัติ 0.5 0.5 25 A
15:3

80 อยู่ใน
สภาวะnormal/trouble/alarm/fault อนุมัติ 0.08 0.1 25 A

15:3

90 ตำแหน่งBREAKERON/OFF อนุมัติ 0.08 0.1 25 A
15:3

100 หลอดไฟแสดงจุดการทำงานสามารถ
ทำงานได้ครบ อนุมัติ 0.08 0.1 25 A

15:3

110 หลอดไฟLEDมีการทำงานหรือไม่ อนุมัติ 0.08 0.1 25 A
15:3

120 อุณหภูมิของห้องFirealarm……0C. อนุมัติ 0.08 0.1 25 A
15:3

130 มีผู้ควบคุมดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงหรือ
ไม่ อนุมัติ 0.08 0.1 25 A

15:3

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่

140 เป่าฝุ่นทำความสะอาด
ตู้controlทั้งหมด อนุมัติ 0.5 0.5 25 A

15:3

150 ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ อนุมัติ 0.5 0.5 25 A
15:3

Showing 1 to 15 of 15 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

177712 อุณหภูมิ ห้อง fire alarm
อุณหภูมิ ห้อง อนุมัติ 20 - 28 27 25 Aug 2023

16:32 ปกติ

All  records

Showing 1 to 1 of 1 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Piyasak Jullapak MAINTENANCE FIRE ALARM
SYSTEM NO.2 15.06 15.2 ลบ

5  records



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ตรวจสอบเรียบร้อย สถานะพร้อมใช้งานครับ

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1826047/attachment/20230825163254541.jpg)

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
25 Aug 2023 06:38

ผู้รับมอบหมาย
Piyasak Jullapak

25 Aug 2023 13:04
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
28 Aug 2023 12:22

1

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1826047/attachment/20230825163254541.jpg
https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดเพิ่มเติม 

รหัสงาน: 2203611496ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง 2203611496

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง MAINTENANCE FIRE ALARM SYSTEM NO.1

แผนซ่อม 25 Sep 2023 00:00 - 25 Sep 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม 26 Sep 2023 10:39

วันที่ซ่อมเสร็จ 26 Sep 2023 12:11

สถานที่ปฏิบัติ
งาน

PK1-PLZ-B1-B-WA… ส่วนงานที่รับผิด
ชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า…

อุปกรณ์ Fire Alarm Control … ต้นทุน 001PK11570

1

2

3

4



รายการการดำเนินงาน 

บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วั

10 ตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือน
ภัย(FIREALARM) อนุมัติ 0.5 0.5 2

1

20 CONTROLFIREALARM อนุมัติ 0.5 0.5 2
1

30 SMOKEDETECTORทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4 2

1

40 HEATDETECTORทำงานปกติหรือไม่ อนุมัติ 4 4 2
1

50 MANUALSTATIONทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4 2

1

60 ตรวจสอบแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1 2
1

70 ตรวจสอบแผงควบคุมระบบ อนุมัติ 0.5 0.5 2
1

80 อยู่ใน
สภาวะnormal/trouble/alarm/fault อนุมัติ 0.08 0.1 2

1

90 ตำแหน่งBREAKERON/OFF อนุมัติ 0.08 0.1 2
1

100 หลอดไฟแสดงจุดการทำงานสามารถ
ทำงานได้ครบ อนุมัติ 0.08 0.1 2

1

110 หลอดไฟLEDมีการทำงานหรือไม่ อนุมัติ 0.08 0.1 2
1

120 อุณหภูมิของห้องFirealarm……0C. อนุมัติ 0.08 0.1 2
1

130 มีผู้ควบคุมดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงหรือ
ไม่ อนุมัติ 0.08 0.1 2

1

140 เป่าฝุ่นทำความสะอาด
ตู้controlทั้งหมด อนุมัติ 0.5 0.5 2

1

150 ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ อนุมัติ 0.5 0.5 2
1

All  records

Showing 1 to 15 of 15 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละ
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

177711 อุณหภูมิ ห้อง fire
alarm อุณหภูมิ ห้อง อนุมัติ 20 - 28 26 26 Sep 2023

10:41 ปกติ

All  records

Showing 1 to 1 of 1 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Piyasak Jullapak MAINTENANCE FIRE
ALARM SYSTEM NO.1 15.06 15.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ตรวจสอบเรียบร้อยครับ สถานะพร้อมใช้งานครับ

1



Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1871097/attachment/20230926121114825.jpg)

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1871097/attachment/20230926121115028.jpg)

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
25 Sep 2023 06:42

ผู้รับมอบหมาย
Piyasak Jullapak

26 Sep 2023 10:39

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

26 Sep 2023 13:25

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1871097/attachment/20230926121114825.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1871097/attachment/20230926121115028.jpg
https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดเพิ่มเติม 

รหัสงาน: 2203611497ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง 2203611497

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง MAINTENANCE FIRE ALARM SYSTEM NO.2

แผนซ่อม 25 Sep 2023 00:00 - 25 Sep 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม 26 Sep 2023 10:39

วันที่ซ่อมเสร็จ 26 Sep 2023 12:11

สถานที่ปฏิบัติ
งาน

PK1-PLZ-B1-B-WA… ส่วนงานที่รับผิด
ชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า…

อุปกรณ์ Fire Alarm Control … ต้นทุน 001PK11570

1

2

3

4



รายการการดำเนินงาน 

บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วั

10 ตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือน
ภัย(FIREALARM) อนุมัติ 0.5 0.5 2

1

20 CONTROLFIREALARM อนุมัติ 0.5 0.5 2
1

30 SMOKEDETECTORทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4 2

1

40 HEATDETECTORทำงานปกติหรือไม่ อนุมัติ 4 4 2
1

50 MANUALSTATIONทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4 2

1

60 ตรวจสอบแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1 2
1

70 ตรวจสอบแผงควบคุมระบบ อนุมัติ 0.5 0.5 2
1

80 อยู่ใน
สภาวะnormal/trouble/alarm/fault อนุมัติ 0.08 0.1 2

1

90 ตำแหน่งBREAKERON/OFF อนุมัติ 0.08 0.1 2
1

100 หลอดไฟแสดงจุดการทำงานสามารถ
ทำงานได้ครบ อนุมัติ 0.08 0.1 2

1

110 หลอดไฟLEDมีการทำงานหรือไม่ อนุมัติ 0.08 0.1 2
1

120 อุณหภูมิของห้องFirealarm……0C. อนุมัติ 0.08 0.1 2
1

130 มีผู้ควบคุมดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงหรือ
ไม่ อนุมัติ 0.08 0.1 2

1

140 เป่าฝุ่นทำความสะอาด
ตู้controlทั้งหมด อนุมัติ 0.5 0.5 2

1

150 ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ อนุมัติ 0.5 0.5 2
1

All  records

Showing 1 to 15 of 15 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละ
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

177712 อุณหภูมิ ห้อง fire
alarm อุณหภูมิ ห้อง อนุมัติ 20 - 28 26 26 Sep 2023

10:42 ปกติ

All  records

Showing 1 to 1 of 1 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Piyasak Jullapak MAINTENANCE FIRE
ALARM SYSTEM NO.2 15.06 15.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ตรวจสอบเรียบร้อยครับ สถานะพร้อมใช้งานครับ

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1871098/attachment/20230926121130035.jpg)

1

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1871098/attachment/20230926121130035.jpg


 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
25 Sep 2023 06:42

ผู้รับมอบหมาย
Piyasak Jullapak

26 Sep 2023 10:39

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

26 Sep 2023 13:25

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203619289ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203619289

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

MA- Fire Alarm Control Panel NO.1

แผนซ่อม

02 Oct 2023 00:00 - 02 Oct 2023 00:00

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

วันที่เริ่มซ่อม

02 Oct 2023 14:31

วันที่ซ่อมเสร็จ

11 Oct 2023 10:46

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-B1-B-WAR ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

ต้นทุน

001PK11570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity Ty

10 เข้าดำเนินการ
บำรุงรักษา อนุมัติ 0.5 0.5

All  records

Showing 1 to 1 of 1 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity Type
No data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Teepagon
Thawitsang

MA- Fire Alarm
Control Panel NO.1 0.5 0.5 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



  เอกสารแนบ

ตรวจสอบเรียบร้อยครับ ปกติครับ 

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1878894/attachment/202310111046433

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1878894/attachment/202310111046433

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
02 Oct 2023 06:41

ผู้รับมอบหมาย
Teepagon Thawitsang

02 Oct 2023 14:31
ผู้ปิดงาน

Pornchai Dethawe
13 Oct 2023 13:48

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1878894/attachment/20231011104643309.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1878894/attachment/20231011104643325.jpg
https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203619290ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203619290

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

MA- Fire Alarm Control Panel NO.2

แผนซ่อม

02 Oct 2023 00:00 - 02 Oct 2023 00:00

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

วันที่เริ่มซ่อม

02 Oct 2023 14:31

วันที่ซ่อมเสร็จ

11 Oct 2023 10:47

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-B1-B-WAR ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

ต้นทุน

001PK11570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity Ty

10 เข้าดำเนินการ
บำรุงรักษา อนุมัติ 0.5 0.5

All  records

Showing 1 to 1 of 1 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity Type
No data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Teepagon
Thawitsang

MA- Fire Alarm
Control Panel NO.2 0.5 0.5 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



  เอกสารแนบ

ตรวจสอบเรียบร้อยครับ

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1878895/attachment/202310111047012

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
02 Oct 2023 06:41

ผู้รับมอบหมาย
Teepagon Thawitsang

02 Oct 2023 14:31
ผู้ปิดงาน

Pornchai Dethawe
13 Oct 2023 13:47

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1878895/attachment/20231011104701234.jpg
https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203704447ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203704447

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

MAINTENANCE FIRE ALARM SYSTEM NO.1

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

25 Nov 2023 00:00 - 25 Nov 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

25 Nov 2023 09:34

วันที่ซ่อมเสร็จ

25 Nov 2023 12:03

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-B1-B-WAR ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Fire Alarm Control Panel NO.1 Non inc S

ต้นทุน

001PK11570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำง

10 ตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือน
ภัย(FIREALARM) อนุมัติ 0.5 0.5

20 CONTROLFIREALARM อนุมัติ 0.5 0.5

30 SMOKEDETECTORทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4

40 HEATDETECTORทำงานปกติหรือไม่ อนุมัติ 4 4

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำง

50 MANUALSTATIONทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4

60 ตรวจสอบแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1

70 ตรวจสอบแผงควบคุมระบบ อนุมัติ 0.5 0.5

80 อยู่ใน
สภาวะnormal/trouble/alarm/fault อนุมัติ 0.08 0.1

90 ตำแหน่งBREAKERON/OFF อนุมัติ 0.08 0.1

100 หลอดไฟแสดงจุดการทำงานสามารถ
ทำงานได้ครบ อนุมัติ 0.08 0.1

110 หลอดไฟLEDมีการทำงานหรือไม่ อนุมัติ 0.08 0.1

120 อุณหภูมิของห้องFirealarm……0C. อนุมัติ 0.08 0.1

130 มีผู้ควบคุมดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงหรือ
ไม่ อนุมัติ 0.08 0.1

140 เป่าฝุ่นทำความสะอาด
ตู้controlทั้งหมด อนุมัติ 0.5 0.5

150 ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ อนุมัติ 0 5 0 5

Showing 1 to 15 of 15 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

177711
อุณหภูมิ ห้อง
fire alarm
อุณหภูมิ ห้อง

อนุมัติ 20 - 28 25 25 Nov 2023
11:59

All  records

Showing 1 to 1 of 1 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Sumet
Ochapong

MAINTENANCE
FIRE ALARM
SYSTEM NO.1

15.06 15.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ตรวจเช็คทำงานปกติ

1



Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1963861/attachment/2023112512

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1963861/attachment/2023112512

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1963861/attachment/2023112512

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
25 Nov 2023 06:44

ผู้รับมอบหมาย
Sumet Ochapong

25 Nov 2023 09:34
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
26 Nov 2023 20:49

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1963861/attachment/20231125120037188.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1963861/attachment/20231125120240630.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1963861/attachment/20231125120309288.jpg
https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203704448ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203704448

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

MAINTENANCE FIRE ALARM SYSTEM NO.2

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

25 Nov 2023 00:00 - 25 Nov 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

25 Nov 2023 09:34

วันที่ซ่อมเสร็จ

25 Nov 2023 12:06

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-B1-B-WAR ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Fire Alarm Control Panel NO.2 Non inc S

ต้นทุน

001PK11570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำง

10 ตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือน
ภัย(FIREALARM) อนุมัติ 0.5 0.5

20 CONTROLFIREALARM อนุมัติ 0.5 0.5

30 SMOKEDETECTORทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4

40 HEATDETECTORทำงานปกติหรือไม่ อนุมัติ 4 4

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำง

50 MANUALSTATIONทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4

60 ตรวจสอบแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1

70 ตรวจสอบแผงควบคุมระบบ อนุมัติ 0.5 0.5

80 อยู่ใน
สภาวะnormal/trouble/alarm/fault อนุมัติ 0.08 0.1

90 ตำแหน่งBREAKERON/OFF อนุมัติ 0.08 0.1

100 หลอดไฟแสดงจุดการทำงานสามารถ
ทำงานได้ครบ อนุมัติ 0.08 0.1

110 หลอดไฟLEDมีการทำงานหรือไม่ อนุมัติ 0.08 0.1

120 อุณหภูมิของห้องFirealarm……0C. อนุมัติ 0.08 0.1

130 มีผู้ควบคุมดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงหรือ
ไม่ อนุมัติ 0.08 0.1

140 เป่าฝุ่นทำความสะอาด
ตู้controlทั้งหมด อนุมัติ 0.5 0.5

150 ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ อนุมัติ 0 5 0 5

Showing 1 to 15 of 15 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

177712
อุณหภูมิ ห้อง
fire alarm
อุณหภูมิ ห้อง

อนุมัติ 20 - 28 25 25 Nov 2023
12:04

All  records

Showing 1 to 1 of 1 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Sumet
Ochapong

MAINTENANCE
FIRE ALARM
SYSTEM NO.2

15.06 15.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ตรวจเช็คทำงานปกติ

1



Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1963862/attachment/2023112512

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1963862/attachment/2023112512

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/1963862/attachment/2023112512

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
25 Nov 2023 06:44

ผู้รับมอบหมาย
Sumet Ochapong

25 Nov 2023 09:34
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
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 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203509693ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203509693

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

DIESEL ENGINE FIRE PUMP-01

แผนซ่อม

17 Jul 2023 00:00 - 17 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

17 Jul 2023 11:21

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

19 Jul 2023 09:08

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-B2-C-RS(FIRE PUMP)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-สุขาภิบาล08:00-17:00

อุปกรณ์

DIESEL ENGINE FIRE PUMP-01 inc SP

ต้นทุน

001PK11580

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายล

10 ระดับน้ำมันหล่อ
ลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:05

20 ระดับระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:06
ใช้งา
รอซ่อ

30 Filter กรอง
อากาศ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:06
ใช้งา
รอซ่อ

40 Filter กรองน้ำมัน
เชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:06
ใช้งา
รอซ่อ

50 Filter กรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:06
ใช้งา
รอซ่อ

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023
09:06

ใช้งา
รอซ่อ

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023
09:06

ใช้งา
รอซ่อ

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายล

80 ท่อระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:06
ใช้งา
รอซ่อ

90
ระบบไฟชาร์ท
Battery
…………..Amp.

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023
09:06

ใช้งา
รอซ่อ

100 ระดับน้ำกลั่นใน
Battery อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:07
ใช้งา
รอซ่อ

110 ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:07
ใช้งา
รอซ่อ

120 ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงในถังสำรอง อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:07
ใช้งา
รอซ่อ

130
ตั้ง Pressure
Switch Jocky
Pump

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023
09:07

ใช้งา
รอซ่อ

140
ตั้ง Pressure
Switch ควบคุม
เครื่องยนต์

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023
09:07

ใช้งา
รอซ่อ

150
การสตาร์ท
เครื่องยนต์
อัตโนมัติ_

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023
09:07

ใช้งา
รอซ่อ

160
แรงดันน้ำมันหล่อ
ลื่นใน
เครื่องยนต์_PISG

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023
09:07

ใช้งา
รอซ่อ

170 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:07
ใช้งา
รอซ่อ

180 กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:07
ใช้งา
รอซ่อ

190 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:07
ใช้งา
รอซ่อ

200 ระยะเวลาที่ใช้ใน
การทดสอบ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:08
ใช้งา
รอซ่อ

210
แรงดันน้ำในท่อส่ง
ขณะเครื่องยนต์
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023
09:08

ใช้งา
รอซ่อ

220 ลมระบายความ
ร้อนผ่านหม้อน้ำ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:08
ใช้งา
รอซ่อ

Showing 1 to 22 of 22 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154650 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ก่อน
เทส ระดับเชื้อเพลิง ก่อน อนุมัติ 938 - 1250 1135 17 Jul 2023

11:57 ปกติ

175241 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง หลัง
เทส ระดับเชื้อเพลิง หลัง อนุมัติ 938 - 1250 1135 17 Jul 2023

11:58 ปกติ

All  records

Showing 1 to 2 of 2 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All  records



รายการใบแจ้งซ่อม (MR) 

พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154644 กระเเสไฟฟ้า กระเเสไฟ
ชาร์ตBATTERY อนุมัติ 3 - 5 0 19 Jul 2023

09:05 ไม่ปกติ

154651 ความเร็วรอบ ความเร็ว
รอบเครื่องยน อนุมัติ 1600 - 1800 0 17 Jul 2023

11:57 ไม่ปกติ

169772 แรงดันน้ำ ตั้ง
PRESSURE S JP อนุมัติ 110 - 130 0 17 Jul 2023

11:57 ไม่ปกติ

154649 อุณหภูมิ น้ำระบายความ
ร้อน อนุมัติ 50 - 65 0 17 Jul 2023

11:57 ไม่ปกติ

154645 กระแสไฟฟ้า ระบบไฟ
ชาร์ท BATTERRY อนุมัติ 12 - 15 0 17 Jul 2023

11:58 ไม่ปกติ

169771 แรงดันน้ำ สตาร์ท
อัตโนมัติ อนุมัติ 100 - 110 0 17 Jul 2023

11:58 ไม่ปกติ

154648 แรงดันน้ำ แรงดันน้ำ
PRESSURE S อนุมัติ 120 - 150 0 17 Jul 2023

11:58 ไม่ปกติ

154647 แรงดันน้ำในท่อด้านส่ง
แรงดันน้ำท่อด้านส่ง อนุมัติ 150 - 165 0 17 Jul 2023

11:58 ไม่ปกติ

154646 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 45 - 55 0 17 Jul 2023

11:58 ไม่ปกติ

Showing 1 to 9 of 9 entries

รหัสใบแจ้งซ่อม
No data available in table

10  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

5  records

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

 

ใช้งานไม่ได้ รอซ่อม

Loading



ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
17 Jul 2023 06:36

ผู้รับมอบหมาย
Weerayut Pringthong

17 Jul 2023 11:21
ผู้ปิดงาน

Pornchai Dethawe
21 Jul 2023 10:08

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203509694ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203509694

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

DIESEL ENGINE FIRE PUMP-02

แผนซ่อม

17 Jul 2023 00:00 - 17 Jul 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

17 Jul 2023 11:21

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

19 Jul 2023 09:10

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-B2-C-RS(FIRE PUMP)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-สุขาภิบาล08:00-17:00

อุปกรณ์

DIESEL ENGINE FIRE PUMP-02 inc SP

ต้นทุน

001PK11580

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายล

10 ระดับน้ำมันหล่อ
ลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:08

20 ระดับระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:08

30 Filter กรอง
อากาศ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:08

40 Filter กรองน้ำมัน
เชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:08

50 Filter กรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:08

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023
09:09

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023
09:09

80 ท่อระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:09

90
ระบบไฟชาร์ท
Battery
…………..Amp.

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023
09:09

100 ระดับน้ำกลั่นใน
Battery อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:09

110 ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:09

120 ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงในถังสำรอง อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:09

130
ตั้ง Pressure
Switch Jocky
Pump

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023
09:09

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายล

140
ตั้ง Pressure
Switch ควบคุม
เครื่องยนต์

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023
09:09

150
การสตาร์ท
เครื่องยนต์
อัตโนมัติ_

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023
09:09

160
แรงดันน้ำมันหล่อ
ลื่นใน
เครื่องยนต์_PISG

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023
09:09

170 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:09

180 กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:09

190 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:09

200 ระยะเวลาที่ใช้ใน
การทดสอบ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:09

210
แรงดันน้ำในท่อส่ง
ขณะเครื่องยนต์
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023
09:10

220 ลมระบายความ
ร้อนผ่านหม้อน้ำ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Jul 2023

09:10

Showing 1 to 22 of 22 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154655 กระเเสไฟฟ้า กระเเสไฟ
ชาร์ตBATTERY อนุมัติ 2 - 4 4 17 Jul 2023

11:59 ปกติ

154656 ความเร็วรอบ ความเร็ว
รอบเครื่องยน อนุมัติ 1600 - 1800 1800 17 Jul 2023

11:59 ปกติ

169773 แรงดันน้ำ ตั้ง PRESSURE
S JP อนุมัติ 110 - 130 130 17 Jul 2023

11:59 ปกติ

154661 แรงดันน้ำ ตั้งPRESSURE
Sควบคุม อนุมัติ 120 - 150 150 17 Jul 2023

11:59 ปกติ

154657 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ก่อน
เทส ระดับเชื้อเพลิง ก่อน อนุมัติ 938 - 1250 17 Jul 2023

11:59 ปกติ

175242 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง หลัง
เทส ระดับเชื้อเพลิง หลัง อนุมัติ 938 - 1250 17 Jul 2023

11:59 ปกติ

154662 แรงดันไฟฟ้า ระบบไฟ
ชาร์ทBATTERRY อนุมัติ 12 - 15 14 17 Jul 2023

11:59 ปกติ

169774 แรงดันน้ำ สตาร์ทอัตโนมัติ อนุมัติ 90 - 95 95 17 Jul 2023
12:00 ปกติ

All  records

825

825



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154658 อุณหภูมิ อุณหภูมิระบาย
ความร้อ อนุมัติ 55 - 65 65 17 Jul 2023

12:00 ปกติ

154660 แรงดัน แรงดันน้ำท่อด้าน
ส่ง อนุมัติ 150 - 165 165 17 Jul 2023

12:00 ปกติ

154659 แรงดัน แรงดันน้ำมันหล่อ
ลื่น อนุมัติ 45 - 55 50 17 Jul 2023

12:00 ปกติ

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Weerayut
Pringthong

DIESEL ENGINE FIRE PUMP-
02 1.76 2.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

พร้อมใช้งาน

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
17 Jul 2023 06:36

ผู้รับมอบหมาย
Weerayut Pringthong

17 Jul 2023 11:21
ผู้ปิดงาน

Pornchai Dethawe
21 Jul 2023 10:08

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203542147ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203542147

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

DIESEL ENGINE FIRE PUMP-01

แผนซ่อม

09 Aug 2023 00:00 - 09 Aug 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

16 Aug 2023 14:19

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

23 Aug 2023 00:08

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-B2-C-RS(FIRE PUMP)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-สุขาภิบาล08:00-17:00

อุปกรณ์

DIESEL ENGINE FIRE PUMP-01 inc SP

ต้นทุน

001PK11580

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รา

10 ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
ดับเพลิง……..m3 อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:03

30 ขั้วสายแบตเตอรี่อยู่
ในสภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:03

40 ทำความสะอาดชุด
แบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:03

50 น้ำกลั่นอยู่ในระดับ
ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:03

60
ชุดแบตเตอรี่
Charger อยู่ใน
สภาพปกติ

อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:03

70 ความต่างศักย์ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:03

80 ความถ่วงจำเพาะ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:04

90
ระดับน้ำมันเครื่องอยู่
ในระหว่าง
Min.Max

อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:04

100 ไม่มีน้ำมันรั่วซึมที่ตัว
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:04

110 สภาพสีของน้ำมัน
เครื่องใส อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:04

140 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังเก็บ(>3/4 ถัง) อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:04

190 ระดับน้ำในถัง
Cooling ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:04

200 เช็คสภาพน้ำ สะอาด
ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:04

All  records



No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รา

210 ระบบหล่อเย็นไม่มีกา
รั่วซึมในระบบ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:04

220 Pilot Lamp แสดง
การทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:04

230 ระบบจ่ายไฟให้ตู้คอน
โทรปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:04

250
Pump ดับเพลิง
ทำงานที่ความ
ดัน……Psi

อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:04

260
ตรวจรั่วซึม น้ำที่
Seal ,ข้อต่อ,ท่อ
อ่อน

อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:04

270 ระบบท่อไอเสีย
ทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:04

280 ระบบหล่อเย็นของ
เครื่องทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:04

290 Relief Valve
ทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:04

300 Pump น้ำไม่มีการรั่ว
ซึม อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:04

310 การรั่วซึมของน้ำมัน
ในระบบเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:04

330 ความเร็วรอบ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:04

340 DC Volt….Volt ,
กระแส….Amp อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:04

350 อุณหภูมิ
เครื่องยนต์………….F อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:05

360 อุณหภูมิน้ำหล่อ
เย็น..……….F อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:05

370 อุณหภูมิน้ำมัน
เครื่อง………..Psi อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:05

380
Discharge
Pressure
Guage…………..Psi

อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:05

390 Header Pressure
Guage…………..Psi อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:05

400 Flow
Meter………..GPM อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:05

410
ตำแหน่ง Main
Water Control
Valve เปิดสุด

อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:05

420 ไฟแสดงสถานะของ
อุปกรณ์ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:05

430
ตำแหน่งของ
Alarm Control
Valve เปิดสุด

อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:05

440
ตำแหน่งของ Valve
ทางด้านดูดและส่ง
เปิดสุด

อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:05

450 Control Switch อยู่
ในตำแหน่ง Auto อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:05

460 ทำความสะอาดห้อง
เครื่อง อนุมัติ 0.5 0.5 23 Aug 2023

00:05

Showing 1 to 37 of 37 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

169772 แรงดันน้ำ ตั้ง
PRESSURE S JP อนุมัติ 110 - 130 130 23 Aug 2023

00:07 ปกติ

154650 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ก่อน
เทส ระดับเชื้อเพลิง ก่อน อนุมัติ 938 - 1250 1135 23 Aug 2023

00:07 ปกติ

175241 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง หลัง
เทส ระดับเชื้อเพลิง หลัง อนุมัติ 938 - 1250 1135 23 Aug 2023

00:07 ปกติ

169771 แรงดันน้ำ สตาร์ทอัตโนมัติ อนุมัติ 100 - 110 110 23 Aug 2023
00:08 ปกติ

All  records

Showing 1 to 4 of 4 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154644 กระเเสไฟฟ้า กระเเสไฟ
ชาร์ตBATTERY อนุมัติ 3 - 5 0 23 Aug 2023

00:07 ไม่ปกติ

154651 ความเร็วรอบ ความเร็ว
รอบเครื่องยน อนุมัติ 1600 - 1800 0 23 Aug 2023

00:07 ไม่ปกติ

154649 อุณหภูมิ น้ำระบายความ
ร้อน อนุมัติ 50 - 65 0 23 Aug 2023

00:07 ไม่ปกติ

154645 กระแสไฟฟ้า ระบบไฟ
ชาร์ท BATTERRY อนุมัติ 12 - 15 0 23 Aug 2023

00:07 ไม่ปกติ

154648 แรงดันน้ำ แรงดันน้ำ
PRESSURE S อนุมัติ 120 - 150 0 23 Aug 2023

00:08 ไม่ปกติ

154647 แรงดันน้ำในท่อด้านส่ง
แรงดันน้ำท่อด้านส่ง อนุมัติ 150 - 165 0 23 Aug 2023

00:08 ไม่ปกติ

154646 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 45 - 55 0 23 Aug 2023

00:08 ไม่ปกติ

All  records

Showing 1 to 7 of 7 entries

5  records



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Watcharaphong
Thepchuai

DIESEL ENGINE FIRE PUMP-
01 3.38 4.1 ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
09 Aug 2023 06:36

ผู้รับมอบหมาย
Watcharaphong Thepchuai

16 Aug 2023 14:19
ผู้ปิดงาน

Pornchai Dethawe
23 Aug 2023 16:20

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203542148ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203542148

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

DIESEL ENGINE FIRE PUMP-02

แผนซ่อม

09 Aug 2023 00:00 - 09 Aug 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

16 Aug 2023 14:19

วันที่ซ่อมเสร็จ

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

23 Aug 2023 00:09

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-B2-C-RS(FIRE PUMP)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-สุขาภิบาล08:00-17:00

อุปกรณ์

DIESEL ENGINE FIRE PUMP-02 inc SP

ต้นทุน

001PK11580

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รา

10 ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
ดับเพลิง……..m3 อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:01

30 ขั้วสายแบตเตอรี่อยู่
ในสภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:01

40 ทำความสะอาดชุด
แบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:01

50 น้ำกลั่นอยู่ในระดับ
ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:01

60
ชุดแบตเตอรี่
Charger อยู่ใน
สภาพปกติ

อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:01

70 ความต่างศักย์ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:01

80 ความถ่วงจำเพาะ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:01

90
ระดับน้ำมันเครื่องอยู่
ในระหว่าง
Min.Max

อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:01

100 ไม่มีน้ำมันรั่วซึมที่ตัว
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:01

110 สภาพสีของน้ำมัน
เครื่องใส อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:01

140 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังเก็บ(>3/4 ถัง) อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:01

190 ระดับน้ำในถัง
Cooling ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:01

200 เช็คสภาพน้ำ สะอาด
ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:01

All  records



No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รา

210 ระบบหล่อเย็นไม่มีกา
รั่วซึมในระบบ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:01

220 Pilot Lamp แสดง
การทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:01

230 ระบบจ่ายไฟให้ตู้คอน
โทรปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:01

250
Pump ดับเพลิง
ทำงานที่ความ
ดัน……Psi

อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:02

260
ตรวจรั่วซึม น้ำที่
Seal ,ข้อต่อ,ท่อ
อ่อน

อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:02

270 ระบบท่อไอเสีย
ทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:02

280 ระบบหล่อเย็นของ
เครื่องทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:02

290 Relief Valve
ทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:02

300 Pump น้ำไม่มีการรั่ว
ซึม อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:02

310 การรั่วซึมของน้ำมัน
ในระบบเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:02

330 ความเร็วรอบ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:02

340 DC Volt….Volt ,
กระแส….Amp อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:02

350 อุณหภูมิ
เครื่องยนต์………….F อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:02

360 อุณหภูมิน้ำหล่อ
เย็น..……….F อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:02

370 อุณหภูมิน้ำมัน
เครื่อง………..Psi อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:02

380
Discharge
Pressure
Guage…………..Psi

อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:02

390 Header Pressure
Guage…………..Psi อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:03

400 Flow
Meter………..GPM อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:03

410
ตำแหน่ง Main
Water Control
Valve เปิดสุด

อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:03

420 ไฟแสดงสถานะของ
อุปกรณ์ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:03

430
ตำแหน่งของ
Alarm Control
Valve เปิดสุด

อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:03

440
ตำแหน่งของ Valve
ทางด้านดูดและส่ง
เปิดสุด

อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023
00:03

450 Control Switch อยู่
ในตำแหน่ง Auto อนุมัติ 0.08 0.1 23 Aug 2023

00:03

460 ทำความสะอาดห้อง
เครื่อง อนุมัติ 0.5 0.5 23 Aug 2023

00:03

Showing 1 to 37 of 37 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละเอีย
No data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154655 กระเเสไฟฟ้า กระเเสไฟ
ชาร์ตBATTERY อนุมัติ 2 - 4 3.4 23 Aug 2023

00:08 ปกติ

154656 ความเร็วรอบ ความเร็ว
รอบเครื่องยน อนุมัติ 1600 - 1800 1800 23 Aug 2023

00:08 ปกติ

169773 แรงดันน้ำ ตั้ง
PRESSURE S JP อนุมัติ 110 - 130 130 23 Aug 2023

00:09 ปกติ

154661 แรงดันน้ำ ตั้งPRESSURE
Sควบคุม อนุมัติ 120 - 150 150 23 Aug 2023

00:09 ปกติ

154657 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ก่อน
เทส ระดับเชื้อเพลิง ก่อน อนุมัติ 938 - 1250 1025 23 Aug 2023

00:09 ปกติ

175242 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง หลัง
เทส ระดับเชื้อเพลิง หลัง อนุมัติ 938 - 1250 1020 23 Aug 2023

00:09 ปกติ

154662 แรงดันไฟฟ้า ระบบไฟ
ชาร์ทBATTERRY อนุมัติ 12 - 15 13.4 23 Aug 2023

00:09 ปกติ

169774 แรงดันน้ำ สตาร์ทอัตโนมัติ อนุมัติ 90 - 95 90 23 Aug 2023
00:09 ปกติ

154658 อุณหภูมิ อุณหภูมิระบาย
ความร้อ อนุมัติ 55 - 65 60 23 Aug 2023

00:09 ปกติ

154660 แรงดัน แรงดันน้ำท่อด้าน
ส่ง อนุมัติ 150 - 165 158 23 Aug 2023

00:09 ปกติ

154659 แรงดัน แรงดันน้ำมันหล่อ
ลื่น อนุมัติ 45 - 55 50 23 Aug 2023

00:09 ปกติ

All  records

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

5  records



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Watcharaphong
Thepchuai

DIESEL ENGINE FIRE PUMP-
02 3.38 4.1 ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
09 Aug 2023 06:36

ผู้รับมอบหมาย
Watcharaphong Thepchuai

16 Aug 2023 14:19
ผู้ปิดงาน

Pornchai Dethawe
23 Aug 2023 16:19

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดเพิ่มเติม 

รหัสงาน: 2203603048ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง 2203603048

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง DIESEL ENGINE FIRE PUMP-01

แผนซ่อม 18 Sep 2023 00:00 - 18 Sep 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม 18 Sep 2023 08:22

วันที่ซ่อมเสร็จ 19 Sep 2023 09:05

สถานที่ปฏิบัติ
งาน

PK1-PLZ-B2-C-RS(… ส่วนงานที่รับผิด
ชอบ

แผนกงานระบบ-สุขาภิ…

อุปกรณ์ DIESEL ENGINE FI… ต้นทุน 001PK11580

1

2

3

4



รายการการดำเนินงาน 

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละ
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน ร

10 ระดับน้ำมันหล่อ
ลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:02
เส
แ
ซ่

20 ระดับระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:02
เส
แ
ซ่

30 Filter กรอง
อากาศ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:02
เส
แ
ซ่

40 Filter กรองน้ำมัน
เชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:02
เส
แ
ซ่

50 Filter กรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:02
เส
แ
ซ่

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023
09:02

เส
แ
ซ่

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023
09:02

เส
แ
ซ่

80 ท่อระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:02
เส
แ
ซ่

90
ระบบไฟชาร์ท
Battery
…………..Amp.

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023
09:02

เส
แ
ซ่

100 ระดับน้ำกลั่นใน
Battery อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:03
เส
แ
ซ่

110 ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:03
เส
แ
ซ่

120 ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงในถังสำรอง อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:03
เส
แ
ซ่

130
ตั้ง Pressure
Switch Jocky
Pump

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023
09:03

เส
แ
ซ่

140
ตั้ง Pressure
Switch ควบคุม
เครื่องยนต์

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023
09:03

เส
แ
ซ่

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน ร

150
การสตาร์ท
เครื่องยนต์
อัตโนมัติ_

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023
09:03

เส
แ
ซ่

160
แรงดันน้ำมันหล่อ
ลื่นใน
เครื่องยนต์_PISG

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023
09:03

เส
แ
ซ่

170 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:03
เส
แ
ซ่

180 กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:03
เส
แ
ซ่

190 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:03
เส
แ
ซ่

200 ระยะเวลาที่ใช้ใน
การทดสอบ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:03
เส
แ
ซ่

210
แรงดันน้ำในท่อส่ง
ขณะเครื่องยนต์
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023
09:04

เส
แ
ซ่

220 ลมระบายความ
ร้อนผ่านหม้อน้ำ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:04
เส
แ

Showing 1 to 22 of 22 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154650
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ก่อนเทส ระดับเชื้อเพลิง
ก่อน

อนุมัติ 938 - 1250 1135 19 Sep 2023
09:04 ปกติ

175241
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
หลังเทส ระดับเชื้อเพลิง
หลัง

อนุมัติ 938 - 1250 1135 19 Sep 2023
09:04 ปกติ

All  records

Showing 1 to 2 of 2 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154644 กระเเสไฟฟ้า กระเเสไฟ
ชาร์ตBATTERY อนุมัติ 3 - 5 0 19 Sep 2023

09:04 ไม่ปกติ

154651
ความเร็วรอบ
ความเร็วรอบเครื่อง
ยน

อนุมัติ 1600 - 1800 0 19 Sep 2023
09:04 ไม่ปกติ

169772 แรงดันน้ำ ตั้ง
PRESSURE S JP อนุมัติ 110 - 130 0 19 Sep 2023

09:04 ไม่ปกติ

154649 อุณหภูมิ น้ำระบาย
ความร้อน อนุมัติ 50 - 65 0 19 Sep 2023

09:04 ไม่ปกติ

154645 กระแสไฟฟ้า ระบบไฟ
ชาร์ท BATTERRY อนุมัติ 12 - 15 0 19 Sep 2023

09:05 ไม่ปกติ

All  records



รายการใบแจ้งซ่อม (MR) 

พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

169771 แรงดันน้ำ สตาร์ท
อัตโนมัติ อนุมัติ 100 - 110 0 19 Sep 2023

09:05 ไม่ปกติ

154648 แรงดันน้ำ แรงดันน้ำ
PRESSURE S อนุมัติ 120 - 150 0 19 Sep 2023

09:05 ไม่ปกติ

154647
แรงดันน้ำในท่อด้าน
ส่ง แรงดันน้ำท่อด้าน
ส่ง

อนุมัติ 150 - 165 0 19 Sep 2023
09:05 ไม่ปกติ

154646 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 45 - 55 0 19 Sep 2023

09:05 ไม่ปกติ

Showing 1 to 9 of 9 entries

รหัสใบแจ้งซ่อม
No data available in table

10  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Weerayut
Pringthong

DIESEL ENGINE FIRE
PUMP-01 1.76 2.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

เสนอราคาแล้ว รอซ่อม

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
18 Sep 2023 06:41

ผู้รับมอบหมาย
Weerayut Pringthong

18 Sep 2023 08:22

ผู้ปิดงาน
Pornchai Dethawe
20 Sep 2023 17:18

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดเพิ่มเติม 

รหัสงาน: 2203603049ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง 2203603049

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง DIESEL ENGINE FIRE PUMP-02

แผนซ่อม 18 Sep 2023 00:00 - 18 Sep 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม 18 Sep 2023 08:22

วันที่ซ่อมเสร็จ 19 Sep 2023 09:08

สถานที่ปฏิบัติ
งาน

PK1-PLZ-B2-C-RS(… ส่วนงานที่รับผิด
ชอบ

แผนกงานระบบ-สุขาภิ…

อุปกรณ์ DIESEL ENGINE FI… ต้นทุน 001PK11580

1

2

3

4



รายการการดำเนินงาน 

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน ร

10 ระดับน้ำมันหล่อ
ลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:06

20 ระดับระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:06

30 Filter กรอง
อากาศ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:06

40 Filter กรองน้ำมัน
เชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:06

50 Filter กรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:06

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023
09:06

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023
09:06

80 ท่อระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:06

90
ระบบไฟชาร์ท
Battery
…………..Amp.

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023
09:06

100 ระดับน้ำกลั่นใน
Battery อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:06

110 ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:06

120 ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงในถังสำรอง อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:07

130
ตั้ง Pressure
Switch Jocky
Pump

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023
09:07

140
ตั้ง Pressure
Switch ควบคุม
เครื่องยนต์

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023
09:07

150
การสตาร์ท
เครื่องยนต์
อัตโนมัติ_

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023
09:07

160
แรงดันน้ำมันหล่อ
ลื่นใน
เครื่องยนต์_PISG

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023
09:07

170 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:07

180 กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:07

190 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:07

200 ระยะเวลาที่ใช้ใน
การทดสอบ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:07

210
แรงดันน้ำในท่อส่ง
ขณะเครื่องยนต์
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023
09:07

220 ลมระบายความ
ร้อนผ่านหม้อน้ำ อนุมัติ 0.08 0.1 19 Sep 2023

09:07

All  records

Showing 1 to 22 of 22 entries



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) วันที่ยืนยันทำงาน รายละ
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154655 กระเเสไฟฟ้า กระเเสไฟ
ชาร์ตBATTERY อนุมัติ 2 - 4 4 19 Sep 2023

09:07 ปกติ

154656 ความเร็วรอบ ความเร็ว
รอบเครื่องยน อนุมัติ 1600 - 1800 1800 19 Sep 2023

09:07 ปกติ

169773 แรงดันน้ำ ตั้ง
PRESSURE S JP อนุมัติ 110 - 130 130 19 Sep 2023

09:07 ปกติ

154661
แรงดันน้ำ
ตั้งPRESSURE
Sควบคุม

อนุมัติ 120 - 150 150 19 Sep 2023
09:08 ปกติ

154657
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ก่อนเทส ระดับเชื้อเพลิง
ก่อน

อนุมัติ 938 - 1250 1005 19 Sep 2023
09:08 ปกติ

175242
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
หลังเทส ระดับเชื้อเพลิง
หลัง

อนุมัติ 938 - 1250 1000 19 Sep 2023
09:08 ปกติ

154662 แรงดันไฟฟ้า ระบบไฟ
ชาร์ทBATTERRY อนุมัติ 12 - 15 14 19 Sep 2023

09:08 ปกติ

169774 แรงดันน้ำ สตาร์ท
อัตโนมัติ อนุมัติ 90 - 95 95 19 Sep 2023

09:08 ปกติ

154658 อุณหภูมิ อุณหภูมิระ
บายความร้อ อนุมัติ 55 - 65 65 19 Sep 2023

09:08 ปกติ

154660 แรงดัน แรงดันน้ำท่อ
ด้านส่ง อนุมัติ 150 - 165 165 19 Sep 2023

09:08 ปกติ

154659 แรงดัน แรงดันน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 45 - 55 50 19 Sep 2023

09:08 ปกติ

All  records

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Weerayut
Pringthong

DIESEL ENGINE FIRE
PUMP-02 1.76 2.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

พร้อมใช้งาน

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
18 Sep 2023 06:41

ผู้รับมอบหมาย
Weerayut Pringthong

18 Sep 2023 08:22

ผู้ปิดงาน
Pornchai Dethawe
20 Sep 2023 17:18

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203632965ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203632965

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

DIESEL ENGINE FIRE PUMP-01

แผนซ่อม

09 Oct 2023 00:00 - 09 Oct 2023 00:00

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

วันที่เริ่มซ่อม

09 Oct 2023 11:03

วันที่ซ่อมเสร็จ

09 Oct 2023 14:28

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-B2-C-RS(FIRE PUMP)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-สุขาภิบาล08:00-17:00

อุปกรณ์

DIESEL ENGINE FIRE PUMP-01 inc SP

ต้นทุน

001PK11580

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity T

10 ระดับน้ำมันหล่อ
ลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

20 ระดับระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

30 Filter กรอง
อากาศ อนุมัติ 0.08 0.1

40 Filter กรองน้ำมัน
เชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

50 Filter กรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity T

80 ท่อระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

90
ระบบไฟชาร์ท
Battery
…………..Amp.

อนุมัติ 0.08 0.1

100 ระดับน้ำกลั่นใน
Battery อนุมัติ 0.08 0.1

110 ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1

120 ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงในถังสำรอง อนุมัติ 0.08 0.1

130
ตั้ง Pressure
Switch Jocky
Pump

อนุมัติ 0.08 0.1

140
ตั้ง Pressure
Switch ควบคุม
เครื่องยนต์

อนุมัติ 0.08 0.1

150
การสตาร์ท
เครื่องยนต์
อัตโนมัติ_

อนุมัติ 0.08 0.1

160
แรงดันน้ำมันหล่อ
ลื่นใน
เครื่องยนต์_PISG

อนุมัติ 0.08 0.1

170 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

180 กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1

190 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1

200 ระยะเวลาที่ใช้ใน
การทดสอบ อนุมัติ 0.08 0.1

210
แรงดันน้ำในท่อส่ง
ขณะเครื่องยนต์
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.1

220 ลมระบายความ
ร้ ผ่ ม้ น้ำ อนุมัติ 0 08 0 1

Showing 1 to 22 of 22 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity Type
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ



พนักงาน

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

169772 แรงดันน้ำ ตั้ง
PRESSURE S JP อนุมัติ 110 - 130 130 09 Oct 2023

14:25 ปก

154650
ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิง ก่อนเทส
ระดับเชื้อเพลิง
ก่อน

อนุมัติ 938 - 1250 1135 09 Oct 2023
14:25 ปก

175241
ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิง หลังเทส
ระดับเชื้อเพลิง
หลัง

อนุมัติ 938 - 1250 1135 09 Oct 2023
14:25 ปก

169771 แรงดันน้ำ สตาร์ท
อัตโนมัติ อนุมัติ 100 - 110 110 09 Oct 2023

14:25 ปก

All  records

Showing 1 to 4 of 4 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154644
กระเเสไฟฟ้า กระ
เเสไฟ
ชาร์ตBATTERY

อนุมัติ 3 - 5 0 09 Oct 2023
14:26 ไม่ป

154651
ความเร็วรอบ
ความเร็วรอบ
เครื่องยน

อนุมัติ 1600 - 1800 0 09 Oct 2023
14:26 ไม่ป

154649 อุณหภูมิ น้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 50 - 65 0 09 Oct 2023

14:26 ไม่ป

154645
กระแสไฟฟ้า ระบบ
ไฟชาร์ท
BATTERRY

อนุมัติ 12 - 15 0 09 Oct 2023
14:26 ไม่ป

154648 แรงดันน้ำ แรงดัน
น้ำ PRESSURE S อนุมัติ 120 - 150 0 09 Oct 2023

14:27 ไม่ป

154647
แรงดันน้ำในท่อ
ด้านส่ง แรงดันน้ำ
ท่อด้านส่ง

อนุมัติ 150 - 165 0 09 Oct 2023
14:27 ไม่ป

154646
แรงดันน้ำมันหล่อ
ลื่น แรงดันน้ำมัน
หล่อลื่น

อนุมัติ 45 - 55 0 09 Oct 2023
14:27 ไม่ป

All  records

Showing 1 to 7 of 7 entries

5  records

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
09 Oct 2023 06:57

ผู้รับมอบหมาย
Watcharaphong Thepchuai

09 Oct 2023 11:03
ผู้ปิดงาน

Pornchai Dethawe
10 Oct 2023 11:03

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203632968ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203632968

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

DIESEL ENGINE FIRE PUMP-02

แผนซ่อม

09 Oct 2023 00:00 - 09 Oct 2023 00:00

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

วันที่เริ่มซ่อม

09 Oct 2023 11:03

วันที่ซ่อมเสร็จ

09 Oct 2023 14:33

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-B2-C-RS(FIRE PUMP)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-สุขาภิบาล08:00-17:00

อุปกรณ์

DIESEL ENGINE FIRE PUMP-02 inc SP

ต้นทุน

001PK11580

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity

10 ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
ดับเพลิง……..m3 อนุมัติ 0.08 0.1

30 ขั้วสายแบตเตอรี่อยู่
ในสภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

40 ทำความสะอาดชุด
แบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1

50 น้ำกลั่นอยู่ในระดับ
ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

60
ชุดแบตเตอรี่
Charger อยู่ใน
สภาพปกติ

อนุมัติ 0.08 0.1

70 ความต่างศักย์ อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity

80 ความถ่วงจำเพาะ อนุมัติ 0.08 0.1

90
ระดับน้ำมันเครื่องอยู่
ในระหว่าง
Min.Max

อนุมัติ 0.08 0.1

100 ไม่มีน้ำมันรั่วซึมที่ตัว
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

110 สภาพสีของน้ำมัน
เครื่องใส อนุมัติ 0.08 0.1

140 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังเก็บ(>3/4 ถัง) อนุมัติ 0.08 0.1

190 ระดับน้ำในถัง
Cooling ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

200 เช็คสภาพน้ำ สะอาด
ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

210 ระบบหล่อเย็นไม่มีกา
รั่วซึมในระบบ อนุมัติ 0.08 0.1

220 Pilot Lamp แสดง
การทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

230 ระบบจ่ายไฟให้ตู้คอน
โทรปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

250
Pump ดับเพลิง
ทำงานที่ความ
ดัน……Psi

อนุมัติ 0.08 0.1

260
ตรวจรั่วซึม น้ำที่
Seal ,ข้อต่อ,ท่อ
อ่อน

อนุมัติ 0.08 0.1

270 ระบบท่อไอเสีย
ทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

280 ระบบหล่อเย็นของ
เครื่องทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

290 Relief Valve
ทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

300 Pump น้ำไม่มีการรั่ว
ซึม อนุมัติ 0.08 0.1

310 การรั่วซึมของน้ำมัน
ในระบบเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

330 ความเร็วรอบ อนุมัติ 0.08 0.1

340 DC Volt….Volt ,
กระแส….Amp อนุมัติ 0.08 0.1

350 อุณหภูมิ
เครื่องยนต์………….F อนุมัติ 0.08 0.1

360 อุณหภูมิน้ำหล่อ
เย็น..……….F อนุมัติ 0.08 0.1

370 อุณหภูมิน้ำมัน
เครื่อง………..Psi อนุมัติ 0.08 0.1

380
Discharge
Pressure
Guage…………..Psi

อนุมัติ 0.08 0.1

390 Header Pressure
Guage…………..Psi อนุมัติ 0.08 0.1

400 Flow
Meter………..GPM อนุมัติ 0.08 0.1

410
ตำแหน่ง Main
Water Control
Valve เปิดสุด

อนุมัติ 0.08 0.1

420 ไฟแสดงสถานะของ
อุปกรณ์ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity

430
ตำแหน่งของ
Alarm Control
Valve เปิดสุด

อนุมัติ 0.08 0.1

440
ตำแหน่งของ Valve
ทางด้านดูดและส่ง
เปิดสุด

อนุมัติ 0.08 0.1

450 Control Switch อยู่
ในตำแหน่ง Auto อนุมัติ 0.08 0.1

460 ทำความสะอาดห้อง
รื่ อนุมัติ 0 5 0 5

Showing 1 to 37 of 37 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity Type
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154655
กระเเสไฟฟ้า กระ
เเสไฟ
ชาร์ตBATTERY

อนุมัติ 2 - 4 3.8 09 Oct 2023
14:32 ปก

154656
ความเร็วรอบ
ความเร็วรอบ
เครื่องยน

อนุมัติ 1600 - 1800 1800 09 Oct 2023
14:33 ปก

169773 แรงดันน้ำ ตั้ง
PRESSURE S JP อนุมัติ 110 - 130 130 09 Oct 2023

14:33 ปก

154661
แรงดันน้ำ
ตั้งPRESSURE
Sควบคุม

อนุมัติ 120 - 150 150 09 Oct 2023
14:33 ปก

154657
ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิง ก่อนเทส
ระดับเชื้อเพลิง
ก่อน

อนุมัติ 938 - 1250 980 09 Oct 2023
14:33 ปก

175242
ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิง หลังเทส
ระดับเชื้อเพลิง
หลัง

อนุมัติ 938 - 1250 975 09 Oct 2023
14:33 ปก

154662
แรงดันไฟฟ้า
ระบบไฟ
ชาร์ทBATTERRY

อนุมัติ 12 - 15 13.3 09 Oct 2023
14:33 ปก

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

169774 แรงดันน้ำ สตาร์ท
อัตโนมัติ อนุมัติ 90 - 95 90 09 Oct 2023

14:33 ปก

154658
อุณหภูมิ
อุณหภูมิระบาย
ความร้อ

อนุมัติ 55 - 65 60 09 Oct 2023
14:33 ปก

154660 แรงดัน แรงดันน้ำ
ท่อด้านส่ง อนุมัติ 150 - 165 153 09 Oct 2023

14:33 ปก

154659 แรงดัน แรงดัน
น้ำ มั ล่ ลื่ อนุมัติ 45 - 55 50 09 Oct 2023

14 33 ปก

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Watcharaphong
Thepchuai

DIESEL ENGINE
FIRE PUMP-02 3.38 4.1 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
09 Oct 2023 06:57

ผู้รับมอบหมาย
Watcharaphong Thepchuai

09 Oct 2023 11:03
ผู้ปิดงาน

Pornchai Dethawe
10 Oct 2023 11:02

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203679969ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203679969

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

DIESEL ENGINE FIRE PUMP-01

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

09 Nov 2023 00:00 - 09 Nov 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

18 Nov 2023 09:13

วันที่ซ่อมเสร็จ

18 Nov 2023 14:35

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-B2-C-RS(FIRE PUMP)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-สุขาภิบาล08:00-17:00

อุปกรณ์

DIESEL ENGINE FIRE PUMP-01 inc SP

ต้นทุน

001PK11580

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) A

10 ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
ดับเพลิง……..m3 อนุมัติ 0.08 0.1 O

30 ขั้วสายแบตเตอรี่อยู่
ในสภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1 O

40 ทำความสะอาดชุด
แบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1 O

50 น้ำกลั่นอยู่ในระดับ
ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 O

All  records



No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) A

60
ชุดแบตเตอรี่
Charger อยู่ใน
สภาพปกติ

อนุมัติ 0.08 0.1 O

70 ความต่างศักย์ อนุมัติ 0.08 0.1 O

80 ความถ่วงจำเพาะ อนุมัติ 0.08 0.1 O

90
ระดับน้ำมันเครื่องอยู่
ในระหว่าง
Min.Max

อนุมัติ 0.08 0.1 O

100 ไม่มีน้ำมันรั่วซึมที่ตัว
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 O

110 สภาพสีของน้ำมัน
เครื่องใส อนุมัติ 0.08 0.1 O

140 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังเก็บ(>3/4 ถัง) อนุมัติ 0.08 0.1 O

190 ระดับน้ำในถัง
Cooling ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 O

200 เช็คสภาพน้ำ สะอาด
ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 O

210 ระบบหล่อเย็นไม่มีกา
รั่วซึมในระบบ อนุมัติ 0.08 0.1 O

220 Pilot Lamp แสดง
การทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 O

230 ระบบจ่ายไฟให้ตู้คอน
โทรปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 O

250
Pump ดับเพลิง
ทำงานที่ความ
ดัน……Psi

อนุมัติ 0.08 0.1 O

260
ตรวจรั่วซึม น้ำที่
Seal ,ข้อต่อ,ท่อ
อ่อน

อนุมัติ 0.08 0.1 O

270 ระบบท่อไอเสีย
ทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 O

280 ระบบหล่อเย็นของ
เครื่องทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 O

290 Relief Valve
ทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 O

300 Pump น้ำไม่มีการรั่ว
ซึม อนุมัติ 0.08 0.1 O

310 การรั่วซึมของน้ำมัน
ในระบบเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 O

330 ความเร็วรอบ อนุมัติ 0.08 0.1 O

340 DC Volt….Volt ,
กระแส….Amp อนุมัติ 0.08 0.1 O

350 อุณหภูมิ
เครื่องยนต์………….F อนุมัติ 0.08 0.1 O

360 อุณหภูมิน้ำหล่อ
เย็น..……….F อนุมัติ 0.08 0.1 O

370 อุณหภูมิน้ำมัน
เครื่อง………..Psi อนุมัติ 0.08 0.1 O

380
Discharge
Pressure
Guage…………..Psi

อนุมัติ 0.08 0.1 O



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) A

390 Header Pressure
Guage…………..Psi อนุมัติ 0.08 0.1 O

400 Flow
Meter………..GPM อนุมัติ 0.08 0.1 O

410
ตำแหน่ง Main
Water Control
Valve เปิดสุด

อนุมัติ 0.08 0.1 O

420 ไฟแสดงสถานะของ
อุปกรณ์ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 O

430
ตำแหน่งของ
Alarm Control
Valve เปิดสุด

อนุมัติ 0.08 0.1 O

440
ตำแหน่งของ Valve
ทางด้านดูดและส่ง
เปิดสุด

อนุมัติ 0.08 0.1 O

450 Control Switch อยู่
ในตำแหน่ง Auto อนุมัติ 0.08 0.1 O

460 ทำความสะอาดห้อง
รื่ อนุมัติ 0 5 0 5 O

Showing 1 to 37 of 37 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

169772 แรงดันน้ำ ตั้ง
PRESSURE S JP อนุมัติ 110 - 130 130 18 Nov 2023

14:33

154650
ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิง ก่อนเทส
ระดับเชื้อเพลิง
ก่อน

อนุมัติ 938 - 1250 1135 18 Nov 2023
14:33

175241
ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิง หลังเทส
ระดับเชื้อเพลิง
หลัง

อนุมัติ 938 - 1250 1135 18 Nov 2023
14:33

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

169771 แรงดันน้ำ สตาร์ท
อั โ มั อนุมัติ 100 - 110 110 18 Nov 2023

14 34

Showing 1 to 4 of 4 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154644
กระเเสไฟฟ้า กระ
เเสไฟ
ชาร์ตBATTERY

อนุมัติ 3 - 5 0 18 Nov 2023
14:34

154651
ความเร็วรอบ
ความเร็วรอบ
เครื่องยน

อนุมัติ 1600 - 1800 0 18 Nov 2023
14:34

154649 อุณหภูมิ น้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 50 - 65 0 18 Nov 2023

14:34

154645
กระแสไฟฟ้า ระบบ
ไฟชาร์ท
BATTERRY

อนุมัติ 12 - 15 0 18 Nov 2023
14:34

154648 แรงดันน้ำ แรงดัน
น้ำ PRESSURE S อนุมัติ 120 - 150 0 18 Nov 2023

14:34

154647
แรงดันน้ำในท่อ
ด้านส่ง แรงดันน้ำ
ท่อด้านส่ง

อนุมัติ 150 - 165 0 18 Nov 2023
14:35

154646
แรงดันน้ำมันหล่อ
ลื่น แรงดันน้ำมัน
หล่อลื่น

อนุมัติ 45 - 55 0 18 Nov 2023
14:35

All  records

Showing 1 to 7 of 7 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Watcharaphong
Thepchuai

DIESEL ENGINE
FIRE PUMP-01 3.38 4.1 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



  เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
09 Nov 2023 06:43

ผู้รับมอบหมาย
Watcharaphong Thepchuai

18 Nov 2023 09:13
ผู้ปิดงาน

Pornchai Dethawe
27 Nov 2023 11:55

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203679970ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203679970

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

DIESEL ENGINE FIRE PUMP-02

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

09 Nov 2023 00:00 - 09 Nov 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

18 Nov 2023 09:13

วันที่ซ่อมเสร็จ

18 Nov 2023 14:39

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-B2-C-RS(FIRE PUMP)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-สุขาภิบาล08:00-17:00

อุปกรณ์

DIESEL ENGINE FIRE PUMP-02 inc SP

ต้นทุน

001PK11580

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) A

10 ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
ดับเพลิง……..m3 อนุมัติ 0.08 0.1 O

30 ขั้วสายแบตเตอรี่อยู่
ในสภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1 O

40 ทำความสะอาดชุด
แบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1 O

50 น้ำกลั่นอยู่ในระดับ
ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 O

All  records



No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) A

60
ชุดแบตเตอรี่
Charger อยู่ใน
สภาพปกติ

อนุมัติ 0.08 0.1 O

70 ความต่างศักย์ อนุมัติ 0.08 0.1 O

80 ความถ่วงจำเพาะ อนุมัติ 0.08 0.1 O

90
ระดับน้ำมันเครื่องอยู่
ในระหว่าง
Min.Max

อนุมัติ 0.08 0.1 O

100 ไม่มีน้ำมันรั่วซึมที่ตัว
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 O

110 สภาพสีของน้ำมัน
เครื่องใส อนุมัติ 0.08 0.1 O

140 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังเก็บ(>3/4 ถัง) อนุมัติ 0.08 0.1 O

190 ระดับน้ำในถัง
Cooling ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 O

200 เช็คสภาพน้ำ สะอาด
ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 O

210 ระบบหล่อเย็นไม่มีกา
รั่วซึมในระบบ อนุมัติ 0.08 0.1 O

220 Pilot Lamp แสดง
การทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 O

230 ระบบจ่ายไฟให้ตู้คอน
โทรปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 O

250
Pump ดับเพลิง
ทำงานที่ความ
ดัน……Psi

อนุมัติ 0.08 0.1 O

260
ตรวจรั่วซึม น้ำที่
Seal ,ข้อต่อ,ท่อ
อ่อน

อนุมัติ 0.08 0.1 O

270 ระบบท่อไอเสีย
ทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 O

280 ระบบหล่อเย็นของ
เครื่องทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 O

290 Relief Valve
ทำงานปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 O

300 Pump น้ำไม่มีการรั่ว
ซึม อนุมัติ 0.08 0.1 O

310 การรั่วซึมของน้ำมัน
ในระบบเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 O

330 ความเร็วรอบ อนุมัติ 0.08 0.1 O

340 DC Volt….Volt ,
กระแส….Amp อนุมัติ 0.08 0.1 O

350 อุณหภูมิ
เครื่องยนต์………….F อนุมัติ 0.08 0.1 O

360 อุณหภูมิน้ำหล่อ
เย็น..……….F อนุมัติ 0.08 0.1 O

370 อุณหภูมิน้ำมัน
เครื่อง………..Psi อนุมัติ 0.08 0.1 O

380
Discharge
Pressure
Guage…………..Psi

อนุมัติ 0.08 0.1 O



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) A

390 Header Pressure
Guage…………..Psi อนุมัติ 0.08 0.1 O

400 Flow
Meter………..GPM อนุมัติ 0.08 0.1 O

410
ตำแหน่ง Main
Water Control
Valve เปิดสุด

อนุมัติ 0.08 0.1 O

420 ไฟแสดงสถานะของ
อุปกรณ์ปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 O

430
ตำแหน่งของ
Alarm Control
Valve เปิดสุด

อนุมัติ 0.08 0.1 O

440
ตำแหน่งของ Valve
ทางด้านดูดและส่ง
เปิดสุด

อนุมัติ 0.08 0.1 O

450 Control Switch อยู่
ในตำแหน่ง Auto อนุมัติ 0.08 0.1 O

460 ทำความสะอาดห้อง
รื่ อนุมัติ 0 5 0 5 O

Showing 1 to 37 of 37 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154655
กระเเสไฟฟ้า กระ
เเสไฟ
ชาร์ตBATTERY

อนุมัติ 2 - 4 3.8 18 Nov 2023
14:37

154656
ความเร็วรอบ
ความเร็วรอบ
เครื่องยน

อนุมัติ 1600 - 1800 1800 18 Nov 2023
14:38

169773 แรงดันน้ำ ตั้ง
PRESSURE S JP อนุมัติ 110 - 130 130 18 Nov 2023

14:38

154661
แรงดันน้ำ
ตั้งPRESSURE
Sควบคุม

อนุมัติ 120 - 150 150 18 Nov 2023
14:38

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154657
ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิง ก่อนเทส
ระดับเชื้อเพลิง
ก่อน

อนุมัติ 938 - 1250 960 18 Nov 2023
14:38

175242
ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิง หลังเทส
ระดับเชื้อเพลิง
หลัง

อนุมัติ 938 - 1250 955 18 Nov 2023
14:38

154662
แรงดันไฟฟ้า
ระบบไฟ
ชาร์ทBATTERRY

อนุมัติ 12 - 15 13.3 18 Nov 2023
14:38

169774 แรงดันน้ำ สตาร์ท
อัตโนมัติ อนุมัติ 90 - 95 90 18 Nov 2023

14:38

154658
อุณหภูมิ
อุณหภูมิระบาย
ความร้อ

อนุมัติ 55 - 65 60 18 Nov 2023
14:38

154660 แรงดัน แรงดันน้ำ
ท่อด้านส่ง อนุมัติ 150 - 165 154 18 Nov 2023

14:39

154659 แรงดัน แรงดัน
น้ำ มั ล่ ลื่ อนุมัติ 45 - 55 50 18 Nov 2023

14 38

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Watcharaphong
Thepchuai

DIESEL ENGINE
FIRE PUMP-02 3.38 4.1 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



  เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
09 Nov 2023 06:43

ผู้รับมอบหมาย
Watcharaphong Thepchuai

18 Nov 2023 09:13
ผู้ปิดงาน

Pornchai Dethawe
27 Nov 2023 11:53

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork































