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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 1 
แบบบนัทึกรายละเอียดของสถิติและขอ้มูลซ่ึงแสดงผล 

ของระบบบ าบดัน ้าเสีย (ทส.1-ทส.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบ ทส. 1 และ ทส. 2 

เดือน มกราคม 2566 

 

 

 

 

 



วนั ลายมือช่ือ

เดือน ปริมาณ ปริมาณ

ปริมาณน ้า
เสียท่ีเขา้

ระบบบ าบดั
น ้าเสีย

การระบาย

ปริมาณ
สารเคมีหรือ
สารสกดั

ชีวภาพท่ีใช้

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน

ผูบ้นัทึก

ปี การใชไ้ฟฟ้า น ้าใช้ (ลบ.ม.) น ้าทิ้งจากระบบ (ช่ือ/ปริมาณ) ท่ีเกิดข้ึนจาก ปัญหา
ของระบบ ในทุกกิจกรรม (ระบาย/ (ลิตรหรือ น ้าเสียท่ี และแนวทาง
บ าบดั ของ ไม่ระบาย) (ลบ.ม.)
น ้าเสีย แหล่งก าเนิด

(หน่วย) ก าเนิดมลพิษ ระบบบ าบดั เคร่ืองสูบน ้า เคร่ืองเติมอากาศ เคร่ืองกวน/ เคร่ืองกวน/ อ่ืน ๆ
(ลบ.ม.) น ้าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) ผสมน ้าเสีย ผสมสารเคมี (ระบุ)(ปกติ/

(ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ)
1-Jan-23 7 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

2-Jan-23 7 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

3-Jan-23 7 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

4-Jan-23 11 0 33 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

5-Jan-23 8 0 5 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

6-Jan-23 8 0 12 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

7-Jan-23 7 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

8-Jan-23 8 0 19 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

9-Jan-23 8 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

10-Jan-23 8 0 15 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

11-Jan-23 8 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

12-Jan-23 7 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

13-Jan-23 8 0 16 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

14-Jan-23 8 0 18 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

15-Jan-23 8 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

16-Jan-23 7 0 16 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

17-Jan-23 8 0 1 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

18-Jan-23 7 3.8 12.2 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

19-Jan-23 8 0 1 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

20-Jan-23 8 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

21-Jan-23 7 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

22-Jan-23 8 0 18 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

23-Jan-23 8 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

24-Jan-23 7 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

25-Jan-23 8 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

26-Jan-23 8 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

27-Jan-23 8 0 12 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

28-Jan-23 8 0 14 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

29-Jan-23 7 0 6 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

30-Jan-23 8 0 1 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

31-Jan-23 8 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

รวม 241 3.8 199.2

สถิติและขอ้มูลท่ีเก็บจากแหล่งก าเนิดมลพิษ

การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย

เคร่ืองสูบ
ตะกอน(ปกติ/







 

 

 

แบบ ทส. 1 และ ทส. 2 

เดือน กมุภาพนัธ์ 2566 

 

 

 

 

 



วนั ลายมือช่ือ

เดือน ปริมาณ ปริมาณ

ปริมาณน ้า
เสียท่ีเขา้

ระบบบ าบดั
น ้าเสีย

การระบาย

ปริมาณ
สารเคมีหรือ
สารสกดั

ชีวภาพท่ีใช้

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน

ผูบ้นัทึก

ปี การใชไ้ฟฟ้า น ้าใช้ (ลบ.ม.) น ้าทิ้งจากระบบ (ช่ือ/ปริมาณ) ท่ีเกิดข้ึนจาก ปัญหา
ของระบบ ในทุกกิจกรรม (ระบาย/ (ลิตรหรือ น ้าเสียท่ี และแนวทาง
บ าบดั ของ ไม่ระบาย) (ลบ.ม.)
น ้าเสีย แหล่งก าเนิด

(หน่วย) ก าเนิดมลพิษ ระบบบ าบดั เคร่ืองสูบน ้า เคร่ืองเติมอากาศ เคร่ืองกวน/ เคร่ืองกวน/ อ่ืน ๆ
(ลบ.ม.) น ้าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) ผสมน ้าเสีย ผสมสารเคมี (ระบุ)(ปกติ/

(ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ)
1-Feb-23 8 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

2-Feb-23 8 0 23 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

3-Feb-23 8 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

4-Feb-23 9 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

5-Feb-23 6 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

6-Feb-23 8 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

7-Feb-23 9 0 19 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

8-Feb-23 8 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

9-Feb-23 6 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

10-Feb-23 8 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

11-Feb-23 8 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

12-Feb-23 7 24.8 16.2 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

13-Feb-23 8 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

14-Feb-23 8 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

15-Feb-23 8 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

16-Feb-23 7 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

17-Feb-23 8 0 17 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

18-Feb-23 8 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

19-Feb-23 8 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

20-Feb-23 7 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

21-Feb-23 9 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

22-Feb-23 7 0 16 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

23-Feb-23 0 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

24-Feb-23 0 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

25-Feb-23 0 0 1 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

26-Feb-23 0 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

27-Feb-23 0 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

28-Feb-23 0 0 3 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธ์ุ

รวม 171 24.8 95.2

สถิติและขอ้มูลท่ีเก็บจากแหล่งก าเนิดมลพิษ

การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย

เคร่ืองสูบ
ตะกอน(ปกติ/







 

 

 

แบบ ทส. 1 และ ทส. 2 

 เดือน มีนาคม 256 

 

 

 

 

 



วนั ลายมือช่ือ

เดือน ปริมาณ ปริมาณ

ปริมาณน ้า
เสียท่ีเขา้

ระบบบ าบดั
น ้าเสีย

การระบาย

ปริมาณ
สารเคมีหรือ
สารสกดั

ชีวภาพท่ีใช้

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน

ผูบ้นัทึก

ปี การใชไ้ฟฟ้า น ้าใช้ (ลบ.ม.) น ้าทิ้งจากระบบ (ช่ือ/ปริมาณ) ท่ีเกิดข้ึนจาก ปัญหา
ของระบบ ในทุกกิจกรรม (ระบาย/ (ลิตรหรือ น ้าเสียท่ี และแนวทาง
บ าบดั ของ ไม่ระบาย) (ลบ.ม.)
น ้าเสีย แหล่งก าเนิด

(หน่วย) ก าเนิดมลพิษ ระบบบ าบดั เคร่ืองสูบน ้า เคร่ืองเติมอากาศ เคร่ืองกวน/ เคร่ืองกวน/ อ่ืน ๆ
(ลบ.ม.) น ้าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) ผสมน ้าเสีย ผสมสารเคมี (ระบุ)(ปกติ/

(ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ)
1-Mar-23 0 0 17 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

2-Mar-23 0 0 1 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

3-Mar-23 0 0 1 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

4-Mar-23 0 0 2 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

5-Mar-23 0 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

6-Mar-23 0 0 1 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

7-Mar-23 0 0 1 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

8-Mar-23 0 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

9-Mar-23 16 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

10-Mar-23 12 0 1 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

11-Mar-23 20 0 19 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

12-Mar-23 14 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

13-Mar-23 17 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

14-Mar-23 17 0 10 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

15-Mar-23 29 0 3 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

16-Mar-23 4 0 191 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

17-Mar-23 17 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

18-Mar-23 16 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

19-Mar-23 18 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

20-Mar-23 18 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

21-Mar-23 15 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

22-Mar-23 17 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

23-Mar-23 16 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

24-Mar-23 17 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

25-Mar-23 18 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

26-Mar-23 17 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

27-Mar-23 16 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

28-Mar-23 16 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

29-Mar-23 17 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

30-Mar-23 17 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

31-Mar-23 34 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

รวม 398 0 247

สถิติและขอ้มูลท่ีเก็บจากแหล่งก าเนิดมลพิษ

การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย

เคร่ืองสูบ
ตะกอน(ปกติ/







 

 

 

แบบ ทส. 1 และ ทส. 2 

 เดือน เมษายน 2566 

 

 

 

 

 



วนั ลายมือช่ือ

เดือน ปริมาณ ปริมาณ

ปริมาณน ้า
เสียท่ีเขา้

ระบบบ าบดั
น ้าเสีย

การระบาย

ปริมาณ
สารเคมีหรือ
สารสกดั

ชีวภาพท่ีใช้

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน

ผูบ้นัทึก

ปี การใชไ้ฟฟ้า น ้าใช้ (ลบ.ม.) น ้าทิ้งจากระบบ (ช่ือ/ปริมาณ) ท่ีเกิดข้ึนจาก ปัญหา
ของระบบ ในทุกกิจกรรม (ระบาย/ (ลิตรหรือ น ้าเสียท่ี และแนวทาง
บ าบดั ของ ไม่ระบาย) (ลบ.ม.)
น ้าเสีย แหล่งก าเนิด

(หน่วย) ก าเนิดมลพิษ ระบบบ าบดั เคร่ืองสูบน ้า เคร่ืองเติมอากาศ เคร่ืองกวน/ เคร่ืองกวน/ อ่ืน ๆ
(ลบ.ม.) น ้าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) ผสมน ้าเสีย ผสมสารเคมี (ระบุ)(ปกติ/

(ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ)
1-Apr-23 1 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

2-Apr-23 15 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

3-Apr-23 17 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

4-Apr-23 17 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

5-Apr-23 17 0 149 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

6-Apr-23 17 0 222 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

7-Apr-23 17 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

8-Apr-23 17 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

9-Apr-23 17 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

10-Apr-23 17 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

11-Apr-23 15 0 28 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

12-Apr-23 17 0 91 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

13-Apr-23 33 0 81 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

14-Apr-23 17 0 18 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

15-Apr-23 16 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

16-Apr-23 18 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

17-Apr-23 16 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

18-Apr-23 14 0 17 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

19-Apr-23 16 0 50 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

20-Apr-23 14 115.3 -49.3 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

21-Apr-23 16 52 11 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

22-Apr-23 17 39.4 2.6 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

23-Apr-23 17 0 0 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

24-Apr-23 17 39.4 2.6 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

25-Apr-23 16 40.4 1.6 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

26-Apr-23 17 45.3 -0.3 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

27-Apr-23 17 0.3 23.7 ระบาย 121731.9 ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

28-Apr-23 17 16.9 -15.9 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

29-Apr-23 17 52.3 8.7 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

30-Apr-23 17 49.4 13.6 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

รวม 496 450.7 654.3

สถิติและขอ้มูลท่ีเก็บจากแหล่งก าเนิดมลพิษ

การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย

เคร่ืองสูบ
ตะกอน(ปกติ/







 

 

 

แบบ ทส. 1 และ ทส. 2 

เดือน พฤษภาคม 2566 

 

 

 

 

 



วนั ลายมือช่ือ

เดือน ปริมาณ ปริมาณ

ปริมาณน ้า
เสียท่ีเขา้

ระบบบ าบดั
น ้าเสีย

การระบาย

ปริมาณ
สารเคมีหรือ
สารสกดั

ชีวภาพท่ีใช้

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน

ผูบ้นัทึก

ปี การใชไ้ฟฟ้า น ้าใช้ (ลบ.ม.) น ้าทิ้งจากระบบ (ช่ือ/ปริมาณ) ท่ีเกิดข้ึนจาก ปัญหา
ของระบบ ในทุกกิจกรรม (ระบาย/ (ลิตรหรือ น ้าเสียท่ี และแนวทาง
บ าบดั ของ ไม่ระบาย) (ลบ.ม.)
น ้าเสีย แหล่งก าเนิด

(หน่วย) ก าเนิดมลพิษ ระบบบ าบดั เคร่ืองสูบน ้า เคร่ืองเติมอากาศ เคร่ืองกวน/ เคร่ืองกวน/ อ่ืน ๆ
(ลบ.ม.) น ้าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) ผสมน ้าเสีย ผสมสารเคมี (ระบุ)(ปกติ/

(ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ)
1-May-23 0 34.6 -1.6 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

2-May-23 16 39.3 -10.3 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

3-May-23 17 40.8 11.2 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

4-May-23 17 44 10 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

5-May-23 17 33.1 6.9 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

6-May-23 17 34 4 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

7-May-23 17 38.1 7.9 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

8-May-23 16 35.8 6.2 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

9-May-23 17 34.9 29.1 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

10-May-23 17 34.3 4.7 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

11-May-23 17 30.2 -30.2 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

12-May-23 17 27.8 -27.8 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

13-May-23 17 32.6 176.4 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

14-May-23 17 33.8 26.2 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

15-May-23 16 28.9 -6.9 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

16-May-23 17 33 7 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

17-May-23 17 33.4 26.6 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

18-May-23 17 37.3 3.7 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

19-May-23 16 36.8 2.2 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

20-May-23 17 39.2 6.8 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

21-May-23 17 38.5 27.5 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

22-May-23 17 35.8 4.2 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

23-May-23 16 35.8 9.2 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

24-May-23 17 33.6 2.4 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

25-May-23 17 35.4 13.6 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

26-May-23 20 35 10 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

27-May-23 13 37.1 6.9 ระบาย 121731.9 ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

28-May-23 17 34.7 15.3 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

29-May-23 17 26.5 7.5 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

30-May-23 17 25.2 -1.2 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

31-May-23 16 54 7 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

รวม 503 1093.5 354.5

สถิติและขอ้มูลท่ีเก็บจากแหล่งก าเนิดมลพิษ

การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย

เคร่ืองสูบ
ตะกอน(ปกติ/







 

 

 

แบบ ทส. 1 และ ทส. 2 

เดือน มิถุนายน 2566 

 



วนั ลายมือช่ือ

เดือน ปริมาณ ปริมาณ

ปริมาณน ้า
เสียท่ีเขา้

ระบบบ าบดั
น ้าเสีย

การระบาย

ปริมาณ
สารเคมีหรือ
สารสกดั

ชีวภาพท่ีใช้

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน

ผูบ้นัทึก

ปี การใชไ้ฟฟ้า น ้าใช้ (ลบ.ม.) น ้าทิ้งจากระบบ (ช่ือ/ปริมาณ) ท่ีเกิดข้ึนจาก ปัญหา
ของระบบ ในทุกกิจกรรม (ระบาย/ (ลิตรหรือ น ้าเสียท่ี และแนวทาง
บ าบดั ของ ไม่ระบาย) (ลบ.ม.)
น ้าเสีย แหล่งก าเนิด

(หน่วย) ก าเนิดมลพิษ ระบบบ าบดั เคร่ืองสูบน ้า เคร่ืองเติมอากาศ เคร่ืองกวน/ เคร่ืองกวน/ อ่ืน ๆ
(ลบ.ม.) น ้าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) ผสมน ้าเสีย ผสมสารเคมี (ระบุ)(ปกติ/

(ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ)
1-Jun-23 17 32.4 10.6 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

2-Jun-23 17 3.6 13.4 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

3-Jun-23 17 0.2 3.8 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

4-Jun-23 17 0 21 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

5-Jun-23 16 0 5 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

6-Jun-23 17 0 6 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

7-Jun-23 17 0 24 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

8-Jun-23 16 0 4 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

9-Jun-23 17 0.2 22.8 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

10-Jun-23 17 0 25 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

11-Jun-23 17 0.1 4.9 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

12-Jun-23 16 0.5 14.5 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

13-Jun-23 17 5 20 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

14-Jun-23 17 0 8 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

15-Jun-23 17 11.7 13.3 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

16-Jun-23 17 5.5 38.5 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

17-Jun-23 16 0.7 -0.7 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

18-Jun-23 17 8.4 44.6 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

19-Jun-23 17 1.9 5.1 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

20-Jun-23 16 0 22 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

21-Jun-23 17 0.2 28.8 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

22-Jun-23 17 0 27 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

23-Jun-23 16 0 25 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

24-Jun-23 17 0.2 6.8 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

25-Jun-23 17 0 27 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

26-Jun-23 17 0 8 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

27-Jun-23 16 0 25 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

28-Jun-23 17 0 7 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

29-Jun-23 16 0.9 26.1 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

30-Jun-23 17 0.8 24.2 ระบาย - ปกติ ปกติ ปกติ - - - - - - ก่ิงพนัธุ์

รวม 502 72.3 510.7

สถิติและขอ้มูลท่ีเก็บจากแหล่งก าเนิดมลพิษ

การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย

เคร่ืองสูบ
ตะกอน(ปกติ/







 

- 142 - 
 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 2 
หนังสือน ำส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรลดผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมและติดตำมกำรตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม 
ระหว่ำงด ำเนินกำร  ประจ ำเดือน มกรำคม - มิถุนำยน 2566 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 3 
หนังสือขอขยำยเวลำน ำส่งรำยงำนผลกำรปฏิบตัติำมมำตรกำรกำรลด
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและติดตำมกำรตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม 

ระหว่ำงด ำเนินกำร  ประจ ำเดือน มกรำคม - มิถุนำยน 2566 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 

 
 
 

ภำคผนวก 4 
ใบตรวจเช็ค Fire Alarm Control Panel   
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก 5 
ใบตรวจเช็คถังดับเพลงิ (Fire Extinguisher Inspection List)  
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 

บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอร่ี จ ากดั  
 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก 6 
ใบตรวจเช็คไฟ Exit (Fire Exit Sign Checker List) 
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