
 

ก 
 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ โครงการ ดิเอทัส ลุมพนีิ 
สารบัญ 

 
เร่ือง            หน้า 
สารบญั            ก 
บทท่ี 1 บทน า           1 

1.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป       2 
1.2 กิจกรรมภายในโครงการ        46 
1.3 ความเป็นมาของการจดัท ารายงาน       68  

บทท่ี 2  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม  69 
            ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 2.1 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ   70 
 2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะด าเนินการ   109 
บทท่ี 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม      113 
 3.1 วิธีการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม       114 
 3.2 ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม       120 
บทท่ี 4 ผลการติดตามคุณภาพส่ิงแวดล้อม        129 
 4.1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   130 
 4.2 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   137 
 
ภาคผนวก 1 แบบบนัทึกรายละเอียดของสถิติและขอ้มูลซ่ึงแสดงผลของระบบบ าบดัน ้าเสีย  141 

  (ทส.1-ทส.2) 
ภาคผนวก 2  หนงัสือน าส่งรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  142 
 และติดตามการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระหวา่งด าเนินการ  
 ประจ าเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2565      
ภาคผนวก 3  หนงัสือขอขยายเวลาน าส่งรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการการลดผลกระทบ  143 
 ส่ิงแวดลอ้มและติดตามการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระหวา่งด าเนินการ   
 ประจ าเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2565     
ภาคผนวก 4  ใบตรวจเช็ค Fire Alarm Control Panel          144 
ภาคผนวก 5  ใบตรวจเช็คถงัดบัเพลิง (Fire Extinguisher Inspection List)       145  
ภาคผนวก 6  ใบตรวจเช็คไฟ Exit (Fire Exit Sign Checker List)     146 



 

ข 
 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ดิเอทสั ลุมพินี (ช่ือเดิม โครงการอาคารโรงแรมและส านกังาน 
ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ของบริษทั บี เอส เอน แอสเซท จ ากดั 
 

สารบัญ (ต่อ) 
ภาคผนวก 7  เอกสารการตรวจ Fire Fighting Equipment Check List        147 
ภาคผนวก 8  ใบตรวจเช็คเคร่ือง  Generator         148  
ภาคผนวก 9  ใบตรวจเช็คเคร่ือง Jocky Pump          149  
ภาคผนวก 10  ใบตรวจเช็ค Desel Fire Pump       150 
ภาคผนวก 11  ใบรับรองการฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ    151 
ภาคผนวก 12  ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   152 
ภาคผนวก 13  ผลการติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ผลทดสอบคุณภาพน ้า)   153 
ภาคผนวก 14   รูปภาพเก็บตวัอยา่งน ้าเสียเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2565    154 
ภาคผนวก 15   เอกสารขึ้นทะเบียนหอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชน     155 
ภาคผนวก 16  ควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด     156 
ภาคผนวก 17  ขอ้ปฏิบติัการควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเยน็ของอาคารในประเทศไทย  157 
ภาคผนวก 18  เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือหอ้งปฏิบติัการ       158 
ภาคผนวก 19   เอกสารจดทะเบียนโรงแรม         159 
ภาคผนวก 20   เอกสารขึ้นทะเบียนหอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชน     160 
ภาคผนวก 21    หนงัสือการประคองธุรกิจในภาวะวิกฤต      161 
ภาคผนวก 22     หนงัสือใหพ้นกังานใชว้นัลาพกัร้อน หรือ วนันกัขตัฤกษ์ ตามสิทธ์ิท่ีมี   162 
ภาคผนวก 23      บิลค่าไฟฟ้าของโครงการ         163 
ภาคผนวก 24     ส าเนาหนงัสือแจง้มติใหค้วามเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์    164 
 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พร้อมมาตรการ 
ภาคผนวก 25     รายงานการบ ารุงรักษาระบบสัญญาณแจง้เตือนเหตุไฟไหม ้คร้ังท่ี 4/4    165 
 ประจ าปี 2565  วนัท่ี 26-28 ธนัวาคม 2565 
ภาคผนวก 26     ใบตรวจเช็ค Emergency Light Check point      166 
ภาคผนวก 27     ใบตรวจเช็ค Emergency Light Check List       167 
  
 
 
 

 


