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ภาคผนวก ข-12 
การอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั



No. Safety Talk Topic Date Speaker Meeting Chanel Link Safety Talk Remark

1 SHE Culture 7-Feb-2024 SHE- Phaiboon S. MS TEAMS

https://gulfgroup-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/phaiboon_sa_gulf_co_th/ERc54nAShtdMlhgbK4YjlncBAJi9BKghLcPnb2_N_snHGg?referrer=Teams.T

EAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view

2 ESMS-Sa-P-018 General first aid 14-Feb-2024 OPT- K.Aukkaradet MS TEAMS

https://gulfgroup-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/phaiboon_sa_gulf_co_th/EXgq1JWTskpEsbwz0gTjtGIBlh84zM8RlrR3mOsnP1dJ7w?referrer=Teams.

TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view

3
- work at height

- CCTV at WH
20-Mar-2024

MM-K.Wattana P.

IT-K.Komkrit
MS TEAMS

https://gulfgroup-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/phaiboon_sa_gulf_co_th/EYRM4rNwoR9OtniagkASUJkBPtjNV3yJkYUWVY6UJRdF8w?referrer=Tea

ms.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view

4 การจัดการและการใชส้ารเคมอียา่งปลอดภัย 27-Mar-2024 OPT-K.Kanlayarat MS TEAMS

https://gulfgroup-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/phaiboon_sa_gulf_co_th/EbbOYOD50_9ItTsVRZl4_8QBxZPeXgySZQCe7SmFg_On9Q?referrer=Team

s.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view

5 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 8-May-2024 ME-K.Arkkarapol

6 ESMS-Sa-P-09 Health check up 8-May-2024 OPT- Jeyyawat

7 การตอ่อายใุบขบัขีร่ถยนตจ์าก 5 ปี เป็น 5 ปี 16-May-2024 MI-Kamol MS TEAMS

https://gulfgroup-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/phaiboon_sa_gulf_co_th/EV_qnKPdk_9IqerWrg1U4YEBZSPAoVg93v6g3c9SHG8MYQ?referrer=Tea

ms.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view

8

ESMS-Sa-P-02 Lock Out Tag Out

Case study :ก าแพงลม้ศนูยก์ าจัดขยะทีเ่ชยีงใหม่

Case study: ทา่เทยีบเรอืมาบตาพุด

29-May-2024 OPT- Anusak O. MS TEAMS

9 อบุัตเิหตใุนบา้นทีต่อ้งระวงั 26-Jun-2024 GA Juthamart MS TEAMS

10 SHE Minimum requirement for contractor 26-Jun-2024 OPT- Chanasorn MS TEAMS

11 Overhead crane operation 3-Jul-2024 MM-K.Smit MS TEAMS

12 โรคยอดฮติของคนวยัท างาน 3-Jul-2024 WH-Thanutchaporn MS TEAMS

13 10-Jul-2024 OPT- Watchalakron

14 10-Jul-2024 IT-

15 OPT- 

16 WH

17 OPT- 

18 ME

19 OPT

20 MI

21 OPT

22 SHE- Phaiboon S.

23 OPT

24 MM

25 OPT

26 ME

27 OPT

28 MI

29 OPT

30 GA

31 OPT

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Weekly Safety Talk Y2024

MS TEAMS

https://gulfgroup-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/phaiboon_sa_gulf_co_th/EZZnv4I42z1Cim5XIUnKMlkBivPSMXQMTMyZHA9e-

IOOMg?referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view

https://gulfgroup-

my.sharepoint.com/:v:/r/personal/phaiboon_sa_gulf_co_th/Documents/GCC/Recordings/GNPM%20General%20Safety%20Meeting-

20240703_150109-Meeting%20Recording.mp4?csf=1&web=1&e=GqUFCQ
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การจัดการและการใช�สารเคมีอย�างปลอดภัย

Kanlayarat L.
Date 27 Mar’2024

ความเสี่ยงอะไรบางที่เกิดขึ้นจากการทํางานกับสารเคมี
สารเคมีหกรั่วไหล
สารเคมีหกรดผิวหนัง 
สารเคมีกระเด็นเขาตา, ปาก
ผสมสารเคมีผิดชนิด
สูบดมไอของสารเคมี
ไฟไหม

1



ผลกระทบต�อสุขภาพและต�อสิöงแวดล�อมของสารเคมี

https://www.armyhealthinfo.com/main/page

• พòษแบบเฉียบพลัน การได�รับสารพòษในปรæมาณมากในระยะเวลาน�อยกว�า 24 ชั่วโมง

• พòษแบบเรé้อรัง การได�รับสารพòษเข�าสู�ร�างกายภายในปรæมาณน�อยเป�นเวลานาน

2

การควบ ลดหรือกําจัด ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นดังกลาว

ปายสัญลักษแสดงอันตรายสารเคมี เชน GHS, NFPA
Personal Protective Equipment (PPE)
การจัดเก็บและใชสารเคมีใหปลอดถัย
ปฐมพยาบาลเบื้องตน
ตัวอยางอุบัติการทํางานกับสารเคมี

3

ฝึกกอบรมพนักงานใหม่ เพืŕอใหท้ราบขอ้มูลสารเคมอีนัตราย และฝึกอบรม
พนักงานปัจจบุนั เพืŕอทบทวนความรู ้ ความเขา้ใจเกีŕยวกบัอนัตรายของสารเคม ี
การปฏบิตังิานกบัสารเคมอีย่างปลอดภยั การระงบัเหตฉุุกเฉินทีŕอาจเกดิขึ Ŗนจาก
สารเคมอีนัตราย



ปายสัญลักษแสดงอันตรายสารเคมี

ระบบ GHS

ระบบ NFPA

เป�นระบบการจําแนกประเภทความเป�นอันตรายของสารเคมีที่เป�นระบบเดียวกันทั่วโลก โดยเน�น
การสื่อสารกับผู�ใช�งานผ�านฉลาก (Label) และเอกสารข�อมูลความปลอดภัย (Safety
data sheet : SDS)

เป�นระบบการจําแนกประเภทความเป�นอันตรายของสารเคมีโดยเน�นการสื่อสารกับผู�ใช�งาน โดย
ผ�านสัญลักษณ�รูปสี่เหลี่ยม 4 รูป โดยจําแนกความอันตรายด�วยสี และตัวเลขบอกระดับความ
อันตราย

https://www.recycleengineering.com/knowledge_base-chemical-classification-and-labeling/

ระบบของสญัลกัษณแ์สดงความเป็นอนัตรายทีŕนิยมมี 2 ระบบ

4

GHS (The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

5
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ตัวอย�าง ฉลากติดบนภาชนะบรรจþสารเคมีตามระบบ GHS

6

Safety Data Sheet (SDS)
ซึŕงเป็นเอกสารทีŕแสดงขอ้มูลของสารเคมหีรอืเคมภีณัฑเ์กีŕยวกบัลกัษณะความเป็นอนัตราย พษิ วธิใีช ้การเก็บรกัษา การ
ขนส่ง การกาํจดัและการจดัการอืŕนๆ เพืŕอใหก้ารดาํเนินการเกีŕยวกบัสารเคมนีัŖนเป็นไปอย่างถกูตอ้งและปลอดภยั

ขอ้มูลเกีŕยวกบัสารเคมี

ความเป็นอนัตราย

การปฐมพยาบาลเบื Ŗองตน้

การปฏบิตัเิพืŕอป้องกนั
เหตุฉุกเฉิน

PPE

การใชง้านและการจดัเกบ็

7



NFPA - The National Fire Protection Association 

https://www.neosafetysign.com
8

• สแีดง แสดงอนัตรายจากไฟ (Flammability)
• สนีํŖาเงนิ แสดงอนัตรายตอ่สขุภาพ (Health)
• สเีหลอืง แสดงความไวตอ่ปฏกิิรยิาของสาร (Reactivity)
• สขีาวแสดงคณุสมบตัพิเิศษของสาร

อġปกรณ�ป�องกันส�วนบคุคล (Personall Protectivee Equipment)

จดุเก็บอปุกรณ ์PPE บรเิวณ WTP

9



อġปกรณ�ป�องกันส�วนบุคคล (PPE)

- WTP
- HRSG 
- Cooling

10

Chemical Hazards : WTP
Biocidee (NALCOO 7320) NaOHH 50% HCll 35%

Function ฆ�าเชื้อในระบบ RO Regen ใช�ล�าง Anion Resin ใน 
Mixed Bed,ใช�ปรับ pH ใน 
Neutralization

Regen ใช�ล�าง Cation Resin ใน Mixed 

Bed,ใช�ปรับ pH ใน Neutralization

Chemicall 

pproperties

ของเหลว, กลิöนอ�อน ยาฆ�าดชื้อโรค, 
pH ~3

ของเหลวข�นใส, pH > 14 ของเหลวใส ไม�มีสี มีกลิöนฉุน, pH <1

Chemicall 

hhazard

11



Chemical Hazards : Boiler 

Aminee (Trii Actt 1805) Phosphatee (BT3811) Oxygenn scavengerr (Eliminox)

Function ช�วยปรับ pH ทั้งในเฟสนํ้า ไอนํ้า และ
ช�วยป�องกันการกัดกร�อนในระบบ 
boiler

ช�วยปรับ pH ในเฟสนํ้า กําจัดออกซิเจนสาเหตุการเกิดสนิม และช�วย
เคลือบผิวท�อ

Chemicall 

pproperties

ของเหลว,สีเหลืองออ�น,กลิöนฉุน, pH 
13-14

ของเหลว,สีเหลืองอ�อน, pH 12-
12.1

ของเหลวใส มีกลิöนฉุน , pH 8.5-10

Chemicall 

hhazard

12

Chemical Hazards: Cooling system

Scalee inhibitorr  (3DT120) H2SO44 98% NaOCl 10%

Function สารยับยั้งการเกิดตะกรัน สําหรับปรับ pH  cooling (ถ�า pH สูง
ก็จะเป�นตะกรัน, ถ�า pH ตํ่าไปก็จะกัด
กร�อน)

ควบคุมปรæมาณการเจรæญเติบโตของ
สิöงมีชีวæตเล็กๆ ในระบบ cooling

Chemicall 

pproperties

ของเหลว,มีสีเหลือง, pH 2.4-3.6 ของเหลวใส, pH ~ 0.3 ของเหลว , สีเหลือง, มีกลิöน,pH 10.8-13.0

Chemicall 

hhazard

13



15

หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต�น

Cooling Tower HRSG Chemical

Water treatment plan Water Lab
https://www.vejthani.com/th/

14

การจัดเก็บและใช�สารเคมีให�ปลอดภัย
หลกัการทัŕวไปในการจดัเกบ็สารเคมใีหป้ลอดภยั

สารเคมชีนิดทีŕเขา้กนัไม่ได ้หา้มเก็บหรอืวางรวมดว้ยกนั เชน่ กรด กบัดา่ง
ภาชนะบรรจตุอ้งไดร้บัการตรวจสอบตลอดเวลา ถา้เจอวา่มรี ัŕวไหล ซมึตอ้งรบีแยกออก
ภาชนะบรรจตุอ้งม ีLabel ใหถ้กูตอ้งกบัสารเคมแีละม ีSDS ในพื Ŗนทีŕจดัเก็บ
ตอ้งมภีาชนะรองรบัการร ัŕวไหลของสารเคมอีย่างเพยีงพอ
พื Ŗนทีŕเก็บ มรีะบบรายอากาศทีŕดี
มอีปุกรณส์าํหรบั response สารเคมหีกร ัŕวไหล เชน่ ทราย แผ่นซบัเป็นตน้
มอีปุกรณค์วามปลอดภยัในพื Ŗนทีŕการจดัเก็บสารเคมี เชน่ถงัดบัเพลงิ สญัญาณไฟไหม ้ และทีŕลา้งตา-
อาบนํŖาฉุกเฉิน เป็นตน้
พื Ŗนทีŕจดัเก็บสารเคมตีอ้งเป็นพื Ŗนทีŕเฉพาะ มคีวามสะอาด จดัเก็บทีŕดี
และหลกีเลีŕยงจากความรอ้น เกดิประกายไฟ

15



NaClO + HCl >> Cl2 (กา๊ซคลอรนี) + NaCl + H2O

ถา้กา๊ซคลอรนีมาสมัผสัโดนใบหนา้ มนัจะ
กอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ตา จมูก ปาก
หลอดลม และผวิหนัง เพราะกา๊ซคลอรนีจะ
ทําลายเนืŖอเยืŕอตา่งๆ ได ้

16

การจัดการสารเคมีที่หกรั่วไหล กรณีไม�รุงแรง

ผูพ้บเห็นแจง้หวัหนา้
หรอืผูส้ ัŕงการ และแจง้
ผูท้ีŕอยู่ในบรเิวณทีŕเกดิ
เหตทุราบ

หลกีเลีŕยงการสูดดม
ไอ/แกส๊จากสารเคมี
ทีŕหกร ัŕวไหล

ทําความสะอาดพื Ŗนทีŕ 17



การจัดการสารเคมีที่หกรั่วไหล กรณีรุงแรง
ผูพบเห็นแจงหัวหนาหรือผูสั่งการ และแจงผูที่อยูในบริเวณที่เกิดเหตุทราบ
แจง้เตอืนภยัใหผู้อ้ยูใ่นพืÊนทีÉเกดิเหตุทราบเพืÉออพยพ
ชว่ยเหลอื/ปฐมพยาบาลผูไ้ดร้บับาดเจบ็ หรอืไดร้บัสารเคม ีและเคลืÉอนยา้ยออกนอกพืÊนทีÉเกดิเหตุ
หากมสีารเคมทีีÉสามารถตดิไฟได ้ใหท้าํการปิด/ทาํลายแหล่งกาํเนิดความรอ้น/ประกายไฟ
ปิดประต/ูหน้าต่างในบรเิวณทีÉเกดิเหตุ
โทรแจง้สายดว่น 1650  (ศนูยส์นบัสนุนการปฏบิตักิารฉุกเฉินสารเคม)ี หรอื 191

18

ตัวอย�างอġบตัิการทาํงานกับสารเคมี

19



Non-oxidizing biocide
NALCO 7330,  NALCO 7320

20

The aftermath of a massive explosion is seen in Beirut, Lebanon, Tuesday, 
August 4, 2020

2,750 tonnes of ammonium nitrate wey
dem be stored unsafely inside one 
warehouse for six years cause the 
Lebanon explosion in Beirut

แอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3) คอืสารทาง
เคมทีีŕมสี่วนประกอบของ แอมโมเนีย และ 
ไนโตรเจน นิยมนําไปทําเป็นปุ๋ ยเพืŕอ
การเกษตร หรอืนํามาใชเ้ป็นส่วนประกอบ
ของวตัถรุะเบดิได ้มรีปูลกัษณเ์ป็นผลกึใส ไม่
มกีลิŕน มอีอกซเิจนเป็นองคป์ระกอบใน
ปรมิาณมากพอทีŕจะไม่ตอ้งพึŕงออกซเิจนจาก
ภายนอกในการทําใหเ้กดิเพลงิไหม ้

21



คําถาม

2
3

Thank You
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ภาคผนวก ข-13 
การตรวจสอบและบาํรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ



ฟอร์มบันทึกการตรวจวัดค่า PIPE TO SOIL POTENTIAL
หน้า 1 / 1

ตรวจวัดโดย ตรวจสอบโดย รับรองโดย

Digitally Signed Digitally Signed Digitally Signed

( MR.RONNARIT SITCHANANGSU ) ( MR.RONNARIT SITCHANANGSU ) ( MR.A-SANA JARIYAJIRAWATTHANA )
45427.32581 6/6/2024 6/6/2024

เขต : Region 2 เอกสารระบบ:      
RC: RC069703 Route Name: RC069703 ช่วงเวลาที่วัด:

เครื่องมือที่ใช้: 1. DMM : __________________________________ Serial No.: ________________________
2. Reference Electrode

Note: สภาพดิน:    W = ดินเปียก/น้ำ, D = ดินแห้ง, RC = ถนน Concrete, RA = ถนนลาดยาง, RL = ถนนลูกรัง

TP type : A = Typical, AA = มี Anode, AR = มี reference cell, AG = มี AC mitigation, ARG = มี AC mitigation & reference cell, B = Casing

KP. LOCATION
GPS Coordinate

ขน
าดส

ายส่
ง(K

V)
ระย

ะห่
าง

(m
)

ชนิ
ดT

P
Pipe/Soil
Potential

Casing/Soil
Potential

Ga
sL

eak
(%

LE
L)

สภ
าพ

ดิน

REMARKS
on DC off DC AC on DC off DC

N E (V) (V) (V) (V) (V)

0.426 KP.0+425-TP09 14.35656609 100.8402591 FHG -1.234 -1.213 0.187 0 DRY

0.425 KP.0+425-TP02 14.35655737 100.8402564 FHG -1.234 -1.213 0.18 0 DRY

1.806 KP.1+806-TP06 14.36628128 100.8386612 FG -1.224 -1.201 0.21 0 DRY

1.435 KP.1+435-TP05 14.36522168 100.8419376 FHG -1.231 -1.202 0.337 0 DRY

0.055 KP.0+055-TP01 14.35357643 100.8387151 FHG -1.234 -1.202 0.07 0 DRY

1.918 KP.1+918-TP07 14.36631476 100.8376752 AG -1.248 -1.209 0.31 0 DRY

0.056 KP.0+055-TP08 14.35358418 100.83872 FHG -1.234 -1.206 0.079 0 DRY

1.918 KP.1+918-TP12 14.36631476 100.8376752 DG -1.248 -1.209 0.31 0 DRY

0.986 KP.0+985-TP10 14.36145059 100.8417029 FHG -1.226 -1.2 0.374 0 DRY

1.436 KP.1+435-TP11 14.36522616 100.8419295 FHG -1.235 -1.207 0.333 0 DRY

0.985 KP.0+985-TP03 14.36144187 100.8417003 FHG -1.226 -1.201 0.377 0 DRY

1.273 KP.1+273-TP04 14.3639496 100.8424577 FG -1.208 -1.189 0.265 0 DRY

☐ Cu/CuSO4 ☐ Ag/AgCl

☑ ISO 9002 ☐ ISO
14001

☐ ISO 18001☐ อื่นๆ ________________

F-รท.วรต.-0004 บันทึกการตรวจ Pipe to Soil ประกาศใช้ครั้งท่ี 2





Sheet No. _____/______

ตรวจสอบโดย :   เดินเทา้/Crossing  บอ่วาวล์ รถยนต์ ทางอากาศ อืÉนๆ………………………… หน่วยงาน / แผนก :       ปท.2-1
           Inspect by:     Ground/Crossing Patrolling      Vault Inspection       Vehicle Patrolling     Aerial Patrolling     Etc.               Devision / Dept. :

วธิีการ :   ไม่ใชเ้ครืÉองตรวจก๊าซรัÉว ใชเ้ครืÉองตรวจสอบก๊าซรัÉว (ระบุ) Month/Year             ม.ค.67
Method by:         Without gas detector                       With gas detector   (Please identify) Pipe Type:   Transmission   Distribution   NGV                  Asset Owner:  TSO  NGR  GSM  NGV  Customer

เลขทีÉใบอนุญาต License No. : กท.2310161                           กลุ่มใบอนุญาต License group : กลุ่ม IPP-SPP Route Code ______________________________________               KP. _____________________________________________

พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ

1 งานก่อสร้างนอก ROW

2 งานก่อสร้างใน ROW : ไม่มีงานเสาเขม็/ดนัลอด
3 งานก่อสร้างใน ROW :  มีงานเสาเขม็/ดนัลอด

4
การบกุรุกพืÊนทีÉเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ตาม พรบ.การประกอบกิจการ
พลงังาน พศ. 2550

5
สภาพดินบริเวณแนวท่อส่งก๊าซมีการไหลตวัหรือเป็นหลุมบ่อ เนืÉองจากการทรุดตวั
ของดิน, นํÊากดัเซาะ, ขดุออก หรือถมเพิÉม

6

กิจกรรมทีÉอาจทาํใหด้ินเคลืÉอนตวั เช่น การถมดิน, กองวสัดุ, เครืÉองจกัรหนกัในระยะ
30 เมตรจากแนวท่อส่งก๊าซฯ พืÊนทีÉดินอ่อน (Zone D, E, F ตามภาคผนวก ก. ใน I-

วรต.-2038) รวมทัÊงจุด Crossing ถนน และบ่อนํÊา

7
ระดบันํÊาในตลิÉงลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั (Rapid Drawdown) บริเวณแนวท่อทีÉอยูข่นาน
กบัตลิÉง และ/หรือมีกิจกรรมทีÉอาจทาํใหด้ินเคลืÉอนตวั

8 การกดัเซาะ (Erosion)

9 ดินหลงัท่อหาย (Loss of Cover)

10 ป้ายเตือนชาํรุดเสียหาย/ ระยะห่างป้าย > 100 ม
11 Test Post ชาํรุด/เสียหายหรือไม่
12 ตน้ไม,้ วชัพืชในบริเวณแนวท่อสีซีด/เหีÉยวเฉาแหง้ตามผิดปกติหรือไม่ (Gas Leak)

Note / อืÉนๆ :

หมายเหตุ: (1) โปรดระบวุนัทีÉทาํการตรวจสอบแลว้เสร็จ เติมเครืÉองหมาย "⁄" ในช่องผลตรวจสอบ
                  (2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบทีÉ 1
                  (3) โปรดดูรายงานการตรวจสอบบ่อวาวลใ์นเอกสารแนบทีÉ 2

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form)

No. Activity

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ (Patrolling List)

ครัÊงทีÉ 1 ครัÊงทีÉ 2 ครัÊงทีÉ 3 ครัÊงทีÉ 4 ครัÊงทีÉ 5 ครัÊงทีÉ 6 ครัÊงทีÉ 7 ครัÊงทีÉ 8

วนัทีÉ    3  / ม.ค. /  67 วนัทีÉ    5  / ม.ค. /  67 วนัทีÉ    8  / ม.ค. /  67 วนัทีÉ    12  / ม.ค. /  67 วนัทีÉ    15  / ม.ค. /  67 วนัทีÉ    19  / ม.ค. /  67 วนัทีÉ    22  / ม.ค. /  67 วนัทีÉ    26  / ม.ค. /  67

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ ผู้อนุมตัิรับรองการตรวจสอบ
Inspect by Check by Approve by

…30……./……ม.ค….../……67……… …30……./……ม.ค….../……67……… …30……./……ม.ค….../……67………

…………………………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………..

( นายวิวฒัน์ ทรัพยม์ี ) ( นายคมสนั วิริยกิจจา ) (นายเอษณะ จริยาจิรวฒันา)

1 1

t by

………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ……… ……………………… ……………………

069703 0+000 -KP.1+918

Approve bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbyyyyyyyyyyyyyyyy

…………………………………………………

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 7

RC069703 GNPM

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 7
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Sheet No. _____/______

ตรวจสอบโดย :   เดินเทา้/Crossing  บอ่วาวล์ รถยนต์ ทางอากาศ อืÉนๆ………………………… หน่วยงาน / แผนก :       ปท.2-1
           Inspect by:     Ground/Crossing Patrolling      Vault Inspection       Vehicle Patrolling     Aerial Patrolling     Etc.               Devision / Dept. :

วธิีการ :   ไม่ใชเ้ครืÉองตรวจก๊าซรัÉว ใชเ้ครืÉองตรวจสอบก๊าซรัÉว (ระบุ) Month/Year             ก.พ.67
Method by:         Without gas detector                       With gas detector   (Please identify) Pipe Type:   Transmission   Distribution   NGV                  Asset Owner:  TSO  NGR  GSM  NGV  Customer

เลขทีÉใบอนุญาต License No. : กท.2310161                           กลุ่มใบอนุญาต License group : กลุ่ม IPP-SPP Route Code ______________________________________               KP. _____________________________________________

พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ

1 งานก่อสร้างนอก ROW

2 งานก่อสร้างใน ROW : ไม่มีงานเสาเขม็/ดนัลอด
3 งานก่อสร้างใน ROW :  มีงานเสาเขม็/ดนัลอด

4
การบกุรุกพืÊนทีÉเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ตาม พรบ.การประกอบกิจการ
พลงังาน พศ. 2550

5
สภาพดินบริเวณแนวท่อส่งก๊าซมีการไหลตวัหรือเป็นหลุมบ่อ เนืÉองจากการทรุดตวั
ของดิน, นํÊากดัเซาะ, ขดุออก หรือถมเพิÉม

6

กิจกรรมทีÉอาจทาํใหด้ินเคลืÉอนตวั เช่น การถมดิน, กองวสัดุ, เครืÉองจกัรหนกัในระยะ
30 เมตรจากแนวท่อส่งก๊าซฯ พืÊนทีÉดินอ่อน (Zone D, E, F ตามภาคผนวก ก. ใน I-

วรต.-2038) รวมทัÊงจุด Crossing ถนน และบ่อนํÊา

7
ระดบันํÊาในตลิÉงลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั (Rapid Drawdown) บริเวณแนวท่อทีÉอยูข่นาน
กบัตลิÉง และ/หรือมีกิจกรรมทีÉอาจทาํใหด้ินเคลืÉอนตวั

8 การกดัเซาะ (Erosion)

9 ดินหลงัท่อหาย (Loss of Cover)

10 ป้ายเตือนชาํรุดเสียหาย/ ระยะห่างป้าย > 100 ม
11 Test Post ชาํรุด/เสียหายหรือไม่
12 ตน้ไม,้ วชัพืชในบริเวณแนวท่อสีซีด/เหีÉยวเฉาแหง้ตามผิดปกติหรือไม่ (Gas Leak)

Note / อืÉนๆ :

หมายเหตุ: (1) โปรดระบวุนัทีÉทาํการตรวจสอบแลว้เสร็จ เติมเครืÉองหมาย "⁄" ในช่องผลตรวจสอบ
                  (2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบทีÉ 1
                  (3) โปรดดูรายงานการตรวจสอบบ่อวาวลใ์นเอกสารแนบทีÉ 2

…29……./……ก.พ….../……67……… …29……./……ก.พ….../……67……… …29……./……ก.พ….../……67………

…………………………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………..

( นายวิวฒัน์ ทรัพยม์ี ) ( นายคมสนั วิริยกิจจา ) (นายเอษณะ จริยาจิรวฒันา)

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ ผู้อนุมตัิรับรองการตรวจสอบ
Inspect by Check by Approve by

ครัÊงทีÉ 7 ครัÊงทีÉ 8

วนัทีÉ    2  / ก.พ. /  67 วนัทีÉ    5  / ก.พ. /  67 วนัทีÉ    9  / ก.พ. /  67 วนัทีÉ    12  / ก.พ. /  67 วนัทีÉ    16  / ก.พ. /  67 วนัทีÉ    19  / ก.พ. /  67 วนัทีÉ    23  / ก.พ. /  67 วนัทีÉ    27  / ก.พ. /  67

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form)

No. Activity
ครัÊงทีÉ 1 ครัÊงทีÉ 2 ครัÊงทีÉ 3 ครัÊงทีÉ 4 ครัÊงทีÉ 5 ครัÊงทีÉ 6

1 1

………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………

t by

……………………… ……………………

069703 0+000 -KP.1+918

…………………………………………………

Approve bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbyyyyyyyyyyyyyyyy

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 7

RC069703 GNPM

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 7

p.singsomboon
Rectangle



Sheet No. _____/______

ตรวจสอบโดย :   เดินเทา้/Crossing  บอ่วาวล์ รถยนต์ ทางอากาศ อืÉนๆ………………………… หน่วยงาน / แผนก :       ปท.2-1
           Inspect by:     Ground/Crossing Patrolling      Vault Inspection       Vehicle Patrolling     Aerial Patrolling     Etc.               Devision / Dept. :

วธิีการ :   ไม่ใชเ้ครืÉองตรวจก๊าซรัÉว ใชเ้ครืÉองตรวจสอบก๊าซรัÉว (ระบุ) Month/Year             ม.ีค.67
Method by:         Without gas detector                       With gas detector   (Please identify) Pipe Type:   Transmission   Distribution   NGV                  Asset Owner:  TSO  NGR  GSM  NGV  Customer

เลขทีÉใบอนุญาต License No. : กท.2310161                           กลุ่มใบอนุญาต License group : กลุ่ม IPP-SPP Route Code ______________________________________               KP. _____________________________________________

พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ

1 งานก่อสร้างนอก ROW

2 งานก่อสร้างใน ROW : ไม่มีงานเสาเขม็/ดนัลอด
3 งานก่อสร้างใน ROW :  มีงานเสาเขม็/ดนัลอด

4
การบกุรุกพืÊนทีÉเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ตาม พรบ.การประกอบกิจการ
พลงังาน พศ. 2550

5
สภาพดินบริเวณแนวท่อส่งก๊าซมีการไหลตวัหรือเป็นหลุมบ่อ เนืÉองจากการทรุดตวั
ของดิน, นํÊากดัเซาะ, ขดุออก หรือถมเพิÉม

6

กิจกรรมทีÉอาจทาํใหด้ินเคลืÉอนตวั เช่น การถมดิน, กองวสัดุ, เครืÉองจกัรหนกัในระยะ
30 เมตรจากแนวท่อส่งก๊าซฯ พืÊนทีÉดินอ่อน (Zone D, E, F ตามภาคผนวก ก. ใน I-

วรต.-2038) รวมทัÊงจุด Crossing ถนน และบ่อนํÊา

7
ระดบันํÊาในตลิÉงลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั (Rapid Drawdown) บริเวณแนวท่อทีÉอยูข่นาน
กบัตลิÉง และ/หรือมีกิจกรรมทีÉอาจทาํใหด้ินเคลืÉอนตวั

8 การกดัเซาะ (Erosion)

9 ดินหลงัท่อหาย (Loss of Cover)

10 ป้ายเตือนชาํรุดเสียหาย/ ระยะห่างป้าย > 100 ม
11 Test Post ชาํรุด/เสียหายหรือไม่
12 ตน้ไม,้ วชัพืชในบริเวณแนวท่อสีซีด/เหีÉยวเฉาแหง้ตามผิดปกติหรือไม่ (Gas Leak)

Note / อืÉนๆ :

หมายเหตุ: (1) โปรดระบวุนัทีÉทาํการตรวจสอบแลว้เสร็จ เติมเครืÉองหมาย "⁄" ในช่องผลตรวจสอบ
                  (2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบทีÉ 1
                  (3) โปรดดูรายงานการตรวจสอบบ่อวาวลใ์นเอกสารแนบทีÉ 2

…29……./……มี.ค….../……67……… …29……./……มี.ค….../……67……… …29……./……มี.ค….../……67………

…………………………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………..

( นายวิวฒัน์ ทรัพยม์ี ) ( นายคมสนั วิริยกิจจา ) (นายเอษณะ จริยาจิรวฒันา)

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ ผู้อนุมตัิรับรองการตรวจสอบ
Inspect by Check by Approve by

ครัÊงทีÉ 7 ครัÊงทีÉ 8

วนัทีÉ    4  / ม.ีค. /  67 วนัทีÉ    8  / ม.ีค. /  67 วนัทีÉ    11  / ม.ีค. /  67 วนัทีÉ    15  / ม.ีค. /  67 วนัทีÉ    18  / ม.ีค. /  67 วนัทีÉ    22  / ม.ีค. /  67 วนัทีÉ    25  / ม.ีค. /  67 วนัทีÉ    28  / ม.ีค. /  67

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form)

No. Activity
ครัÊงทีÉ 1 ครัÊงทีÉ 2 ครัÊงทีÉ 3 ครัÊงทีÉ 4 ครัÊงทีÉ 5 ครัÊงทีÉ 6

1 1

………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………

t by

……………………… ……………………

069703 0+000 -KP.1+918

…………………………………………………

Approve bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbyyyyyyyyyyyyyyyy

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 7

RC069703 GNPM

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 7

p.singsomboon
Rectangle



Sheet No. _____/______

ตรวจสอบโดย :   เดินเทา้/Crossing  บอ่วาวล์ รถยนต์ ทางอากาศ อืÉนๆ………………………… หน่วยงาน / แผนก :       ปท.2-1
           Inspect by:     Ground/Crossing Patrolling      Vault Inspection       Vehicle Patrolling     Aerial Patrolling     Etc.               Devision / Dept. :

วธิีการ :   ไม่ใชเ้ครืÉองตรวจก๊าซรัÉว ใชเ้ครืÉองตรวจสอบก๊าซรัÉว (ระบุ) Month/Year             เม.ย.67
Method by:         Without gas detector                       With gas detector   (Please identify) Pipe Type:   Transmission   Distribution   NGV                  Asset Owner:  TSO  NGR  GSM  NGV  Customer

เลขทีÉใบอนุญาต License No. : กท.2310161                           กลุ่มใบอนุญาต License group : กลุ่ม IPP-SPP Route Code ______________________________________               KP. _____________________________________________

พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ

1 งานก่อสร้างนอก ROW

2 งานก่อสร้างใน ROW : ไม่มีงานเสาเขม็/ดนัลอด
3 งานก่อสร้างใน ROW :  มีงานเสาเขม็/ดนัลอด

4
การบกุรุกพืÊนทีÉเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ตาม พรบ.การประกอบกิจการ
พลงังาน พศ. 2550

5
สภาพดินบริเวณแนวท่อส่งก๊าซมีการไหลตวัหรือเป็นหลุมบ่อ เนืÉองจากการทรุดตวั
ของดิน, นํÊากดัเซาะ, ขดุออก หรือถมเพิÉม

6

กิจกรรมทีÉอาจทาํใหด้ินเคลืÉอนตวั เช่น การถมดิน, กองวสัดุ, เครืÉองจกัรหนกัในระยะ
30 เมตรจากแนวท่อส่งก๊าซฯ พืÊนทีÉดินอ่อน (Zone D, E, F ตามภาคผนวก ก. ใน I-

วรต.-2038) รวมทัÊงจุด Crossing ถนน และบ่อนํÊา

7
ระดบันํÊาในตลิÉงลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั (Rapid Drawdown) บริเวณแนวท่อทีÉอยูข่นาน
กบัตลิÉง และ/หรือมีกิจกรรมทีÉอาจทาํใหด้ินเคลืÉอนตวั

8 การกดัเซาะ (Erosion)

9 ดินหลงัท่อหาย (Loss of Cover)

10 ป้ายเตือนชาํรุดเสียหาย/ ระยะห่างป้าย > 100 ม
11 Test Post ชาํรุด/เสียหายหรือไม่
12 ตน้ไม,้ วชัพืชในบริเวณแนวท่อสีซีด/เหีÉยวเฉาแหง้ตามผิดปกติหรือไม่ (Gas Leak)

Note / อืÉนๆ :

หมายเหตุ: (1) โปรดระบวุนัทีÉทาํการตรวจสอบแลว้เสร็จ เติมเครืÉองหมาย "⁄" ในช่องผลตรวจสอบ
                  (2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบทีÉ 1
                  (3) โปรดดูรายงานการตรวจสอบบ่อวาวลใ์นเอกสารแนบทีÉ 2

…26……./……เม.ย….../……67……… …26……./……เม.ย….../……67……… …26……./……เม.ย….../……67………

…………………………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………..

( นายวิวฒัน์ ทรัพยม์ี ) ( นายคมสนั วิริยกิจจา ) (นายเอษณะ จริยาจิรวฒันา)

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ ผู้อนุมตัิรับรองการตรวจสอบ
Inspect by Check by Approve by

ครัÊงทีÉ 7 ครัÊงทีÉ 8

วนัทีÉ    1  / เม.ย. /  67 วนัทีÉ    5  / เม.ย. /  67 วนัทีÉ    9  / เม.ย. /  67 วนัทีÉ    11  / เม.ย. /  67 วนัทีÉ    17  / เม.ย. /  67 วนัทีÉ    19  / เม.ย. /  67 วนัทีÉ    22  / เม.ย. /  67 วนัทีÉ    26  / เม.ย. /  67

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form)

No. Activity
ครัÊงทีÉ 1 ครัÊงทีÉ 2 ครัÊงทีÉ 3 ครัÊงทีÉ 4 ครัÊงทีÉ 5 ครัÊงทีÉ 6

1 1

………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………

t by

……………………… ……………………

069703 0+000 -KP.1+918

…………………………………………………

Approve bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbyyyyyyyyyyyyyyyy

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 7

RC069703 GNPM

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 7

p.singsomboon
Rectangle



Sheet No. _____/______

ตรวจสอบโดย :   เดินเทา้/Crossing  บอ่วาวล์ รถยนต์ ทางอากาศ อืÉนๆ………………………… หน่วยงาน / แผนก :       ปท.2-1
           Inspect by:     Ground/Crossing Patrolling      Vault Inspection       Vehicle Patrolling     Aerial Patrolling     Etc.               Devision / Dept. :

วธิีการ :   ไม่ใชเ้ครืÉองตรวจก๊าซรัÉว ใชเ้ครืÉองตรวจสอบก๊าซรัÉว (ระบุ) Month/Year             พ.ค.67
Method by:         Without gas detector                       With gas detector   (Please identify) Pipe Type:   Transmission   Distribution   NGV                  Asset Owner:  TSO  NGR  GSM  NGV  Customer

เลขทีÉใบอนุญาต License No. : กท.2310161                           กลุ่มใบอนุญาต License group : กลุ่ม IPP-SPP Route Code ______________________________________               KP. _____________________________________________

พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ

1 งานก่อสร้างนอก ROW

2 งานก่อสร้างใน ROW : ไม่มีงานเสาเขม็/ดนัลอด
3 งานก่อสร้างใน ROW :  มีงานเสาเขม็/ดนัลอด

4
การบกุรุกพืÊนทีÉเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ตาม พรบ.การประกอบกิจการ
พลงังาน พศ. 2550

5
สภาพดินบริเวณแนวท่อส่งก๊าซมีการไหลตวัหรือเป็นหลุมบ่อ เนืÉองจากการทรุดตวั
ของดิน, นํÊากดัเซาะ, ขดุออก หรือถมเพิÉม

6

กิจกรรมทีÉอาจทาํใหด้ินเคลืÉอนตวั เช่น การถมดิน, กองวสัดุ, เครืÉองจกัรหนกัในระยะ
30 เมตรจากแนวท่อส่งก๊าซฯ พืÊนทีÉดินอ่อน (Zone D, E, F ตามภาคผนวก ก. ใน I-

วรต.-2038) รวมทัÊงจุด Crossing ถนน และบ่อนํÊา

7
ระดบันํÊาในตลิÉงลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั (Rapid Drawdown) บริเวณแนวท่อทีÉอยูข่นาน
กบัตลิÉง และ/หรือมีกิจกรรมทีÉอาจทาํใหด้ินเคลืÉอนตวั

8 การกดัเซาะ (Erosion)

9 ดินหลงัท่อหาย (Loss of Cover)

10 ป้ายเตือนชาํรุดเสียหาย/ ระยะห่างป้าย > 100 ม
11 Test Post ชาํรุด/เสียหายหรือไม่
12 ตน้ไม,้ วชัพืชในบริเวณแนวท่อสีซีด/เหีÉยวเฉาแหง้ตามผิดปกติหรือไม่ (Gas Leak)

Note / อืÉนๆ :

หมายเหตุ: (1) โปรดระบวุนัทีÉทาํการตรวจสอบแลว้เสร็จ เติมเครืÉองหมาย "⁄" ในช่องผลตรวจสอบ
                  (2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบทีÉ 1
                  (3) โปรดดูรายงานการตรวจสอบบ่อวาวลใ์นเอกสารแนบทีÉ 2

…29……./……พ.ค….../……67……… …29……./……พ.ค….../……67……… …29……./……พ.ค….../……67………

…………………………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………..

( นายวิวฒัน์ ทรัพยม์ี ) ( นายคมสนั วิริยกิจจา ) (นายเอษณะ จริยาจิรวฒันา)

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ ผู้อนุมตัิรับรองการตรวจสอบ
Inspect by Check by Approve by

ครัÊงทีÉ 7 ครัÊงทีÉ 8

วนัทีÉ    3  / พ.ค. /  67 วนัทีÉ    7  / พ.ค. /  67 วนัทีÉ    10  / พ.ค. /  67 วนัทีÉ    13  / พ.ค. /  67 วนัทีÉ    17 / พ.ค. /  67 วนัทีÉ    20  / พ.ค. /  67 วนัทีÉ    24  / พ.ค. /  67 วนัทีÉ    27  / พ.ค. /  67

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form)

No. Activity
ครัÊงทีÉ 1 ครัÊงทีÉ 2 ครัÊงทีÉ 3 ครัÊงทีÉ 4 ครัÊงทีÉ 5 ครัÊงทีÉ 6

1 1

………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………

t by

……………………… ……………………

069703 0+000 -KP.1+918

…………………………………………………

Approve bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbyyyyyyyyyyyyyyyy

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 7

RC069703 GNPM

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 7

p.singsomboon
Rectangle



Sheet No. _____/______

ตรวจสอบโดย :   เดินเทา้/Crossing  บอ่วาวล์ รถยนต์ ทางอากาศ อืÉนๆ………………………… หน่วยงาน / แผนก :       ปท.2-1
           Inspect by:     Ground/Crossing Patrolling      Vault Inspection       Vehicle Patrolling     Aerial Patrolling     Etc.               Devision / Dept. :

วธิีการ :   ไม่ใชเ้ครืÉองตรวจก๊าซรัÉว ใชเ้ครืÉองตรวจสอบก๊าซรัÉว (ระบ)ุ Month/Year             ม.ิย.67
Method by:         Without gas detector                       With gas detector   (Please identify) Pipe Type:   Transmission   Distribution   NGV                  Asset Owner:  TSO  NGR  GSM  NGV  Customer

เลขทีÉใบอนุญาต License No. : กท.2310161                           กลุ่มใบอนุญาต License group : กลุ่ม IPP-SPP Route Code ______________________________________               KP. _____________________________________________

พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ

1 งานก่อสร้างนอก ROW

2 งานก่อสร้างใน ROW : ไม่มีงานเสาเขม็/ดนัลอด
3 งานก่อสร้างใน ROW :  มีงานเสาเขม็/ดนัลอด

4
การบุกรุกพืÊนทีÉเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ตาม พรบ.การประกอบกิจการ
พลงังาน พศ. 2550

5
สภาพดินบริเวณแนวท่อส่งก๊าซมีการไหลตวัหรือเป็นหลุมบ่อ เนืÉองจากการทรุดตวั
ของดิน, นํÊากดัเซาะ, ขดุออก หรือถมเพิÉม

6

กิจกรรมทีÉอาจทาํใหด้ินเคลืÉอนตวั เช่น การถมดิน, กองวสัดุ, เครืÉองจกัรหนกัในระยะ
30 เมตรจากแนวท่อส่งก๊าซฯ พืÊนทีÉดินอ่อน (Zone D, E, F ตามภาคผนวก ก. ใน I-

วรต.-2038) รวมทัÊงจุด Crossing ถนน และบอ่นํÊา

7
ระดบันํÊาในตลิÉงลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั (Rapid Drawdown) บริเวณแนวท่อทีÉอยูข่นาน
กบัตลิÉง และ/หรือมีกิจกรรมทีÉอาจทาํใหด้ินเคลืÉอนตวั

8 การกดัเซาะ (Erosion)

9 ดินหลงัทอ่หาย (Loss of Cover)

10 ป้ายเตือนชาํรุดเสียหาย/ ระยะห่างป้าย > 100 ม
11 Test Post ชาํรุด/เสียหายหรือไม่
12 ตน้ไม,้ วชัพืชในบริเวณแนวท่อสีซีด/เหีÉยวเฉาแหง้ตามผิดปกติหรือไม่ (Gas Leak)

Note / อืÉนๆ :

หมายเหตุ: (1) โปรดระบุวนัทีÉทาํการตรวจสอบแลว้เสร็จ เติมเครืÉองหมาย "⁄" ในช่องผลตรวจสอบ
                  (2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบทีÉ 1
                  (3) โปรดดูรายงานการตรวจสอบบ่อวาวลใ์นเอกสารแนบทีÉ 2

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form)

No. Activity
ครัÊงทีÉ 1 ครัÊงทีÉ 2 ครัÊงทีÉ 3 ครัÊงทีÉ 4 ครัÊงทีÉ 5 ครัÊงทีÉ 6 ครัÊงทีÉ 7 ครัÊงทีÉ 8

วนัทีÉ    4  / ม.ิย /  67 วนัทีÉ    7  / ม.ิย /  67 วนัทีÉ    10  / ม.ิย /  67 วนัทีÉ    14  / ม.ิย /  67 วนัทีÉ    17  / ม.ิย /  67 วนัทีÉ    21  / ม.ิย /  67 วนัทีÉ    24  / ม.ิย /  67 วนัทีÉ    27  / ม.ิย. /  67

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ ผู้อนุมตัิรับรองการตรวจสอบ
Inspect by Check by Approve by

…28……./……มิ.ย….../……67……… …28……./……มิ.ย….../……67……… …28……./……มิ.ย….../……67………

…………………………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………..

( นายวิวฒัน์ ทรัพยม์ี ) ( นายคมสนั วิริยกิจจา ) (นายเอษณะ จริยาจิรวฒันา)

1 1

t by

…………………………………………………………………………… …………………………………………… ……… ………………… ……………………

069703 0+000 -KP.1+918

Approve bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

………………………………………………………

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 7

RC069703 GNPM

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 7
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Cathodic Protection Calibration Report
Location              GNPM Date: 5/04/67

4
Tag No. :  RC069703 Range : 0 - 5 V Accuracy : 0.20%
Manufacturer :  red lion Model :         IAMS001 S/N :           

Applied Nominal
Volt mA mA Deviation mA Deviation Vdc Deviation Vdc Deviation

0 0.000 4.000 4.002 0.012 - #VALUE! 0.000 0.000 - #VALUE!
25 1.250 8.000 7.999 -0.006 - #VALUE! -1.25 0.000 - #VALUE!
50 2.500 12.000 11.997 -0.019 - #VALUE! -2.5 0.000 - #VALUE!
75 3.750 16.000 15.996 -0.025 - #VALUE! -3.75 0.000 - #VALUE!
100 5.000 20.000 19.996 -0.025 - #VALUE! -5 0.000 - #VALUE!

 
Rectifier Vlotage Module
Tag No. :RC069703 Range : 0 - 30 V Accuracy : 0.20%
Manufacturer :   red lion Model :       IAMA3535 S/N :

Applied Nominal
Volt mA mA Deviation mA Deviation Vdc Deviation Vdc Deviation

5 0.00 4.000 3.994 -0.037 - #VALUE! 0.000 0.000 - #VALUE!
25 7.50 8.000 7.994 -0.038 - #VALUE! 12.47 16.567 - #VALUE!
50 15.00 12.000 11.990 -0.062 - #VALUE! 24.97 33.233 - #VALUE!
75 22.50 16.000 15.991 -0.056 - #VALUE! 37.47 49.900 - #VALUE!
100 30.00 20.000 19.993 -0.044 - #VALUE! 49.98 66.600 - #VALUE!

 
Rectifier Current Module
Tag No. :RC069703 Range : 0 - 50 Mv (Input) Accuracy : 0.20%
Manufacturer :        red lion Model :       IAMA3535 S/N :

Applied Nominal
mV mA mA Deviation mA Deviation Amp Deviation Amp Deviation

0 0.00 4.000 3.986 -0.087 - #VALUE! 0.000 0.000 - #VALUE!
25 12.50 8.000 7.982 -0.112 - #VALUE! 1.24 -20.040 - #VALUE!
50 25.00 12.000 11.978 -0.138 - #VALUE! 2.49 -40.040 - #VALUE!
75 37.50 16.000 15.986 -0.087 - #VALUE! 3.74 -60.040 - #VALUE!
100 50.00 20.000 19.981 -0.119 - #VALUE! 4.99 -80.040 - #VALUE!

Process Verification Check
Loop Pipe to Soil Voltage(V)
Loop Rectifier Voltage(V)
Loop Rectifier Current (Amp)

Equipment list:
Remark :

F-ผ.ปท.2-1-0201 ประกาศใชค้รัง้ที ่2

Standard Signal Converter Output Result Scada Result

% As Found As left As Found As left

Standard Signal Converter Output Result Scada Result

% As Found As left As Found As left

Standard Signal Converter Output Result Scada Result

% As Found As left As Found As left

Field SCADA %Error
-1.248 -1.21 3.045
0.53 0.87 -64.151

0 0 #DIV/0!

รับรองโดย

( ______________________ )
____ / ____ / _____

ตรวจวดัโดย

( ______________________ )
____ / ____ / _____

ตรวจสอบโดย

( ______________________ )
____ / ____ / _____

นายววิัฒน์ ทรัพยม์ี นายรณฤทธิ ์สชิฌนังศุ
5 04        67 5 04        67 5 04        67

นายเอษณะ จรยิาจริวัฒนา
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 COATING INSPECTION – DATA COLLECTION FORM  

หน่วยงาน : ปท.2 ปกต.3 เอกสารระบบ : [X] ISO 9002    [X] ISO 14001    [X] ISO 18001    [  ] อ่ืนๆ    

Location Details : GNPM IJ Inlet   Route code : RC069703   Drawing # :   

  

จุดที่ 1 Pipe Description or Line ID :  Inlet Inspection Date :    05/04/2024  . 

 

Photo/รูปภาพ*  
 

 

 

 

General condition / สภาพโดยทั่วไป : 

Water condensed / มีหยดนํ้าเกาะท่อ   [  ] Yes    [X] No  

Surface temperature / อุณหภูมิผิวท่อ  N/A  °C 

Coating condition / สภาพ Coating : 

[X] Good   [  ] Local Disbonding   [  ] Extensive Disbonding    

[  ] Cracked   [  ] อื่นๆ     

Corrosion condition / สภาพการเกิด Corrosion : 

[X] No corrosion   [  ] <20% w.t.   [  ] 20-80% w.t. [  ] >80% w.t. 

[  ] Defect อื่นๆ เช่น  " Dent" "Crack" "etc." 

Corrosion size (if depth >20% w.t.) / กรณี >20%w.t. ให้ระบุขนาด : 

Depth N/A mm.     Length N/A mm.     Width N/A mm. 

Inspection method / วิธีการที่ใช้ตรวจสอบ : 

[X] VT    [  ] UT    [  ] RT    [  ] อื่นๆ   

Repair / การแก้ไข : 

[X] No repair    [  ] Coating with      [  ] อื่นๆ  

Next inspection interval / ตรวจสอบคร้ังต่อไปภายใน : 

30/04/2025 

Comment / รายละเอียดอ่ืนๆ 

 

ดําเนินการโดย 

นาย ววิฒัน์ ทรัพยมี์ 

ตรวจสอบโดย 

นาย รณฤทธ์ิ สิชฌนงัศุ 

รับรองโดย 

นาย เอษณะ จริยาจิรวฒันา 

( ช่างเทคนิค ) 

19/04/2024 

( วิศวกรอาวุโส ) 

25/04/2024 

( หัวหน้าหน่วยบาํรุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ) 

30/04/2024 

**เอกสารดงักล่าวเป็นการลงนามรับรองในระบบ Piping Inspection on Web 
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CORROSION UNDER PIPE SUPPORT INSPECTION – DATA COLLECTION FORM 

หน่วยงาน : ปท.2 ปกต.3 เอกสารระบบ : [X] ISO 9002    [X] ISO 14001    [X] ISO 18001    [  ] อ่ืนๆ    

Location Details : GNPM IJ Inlet   Route code : RC069703   Drawing # :   

  

จุดที่ 1 Pipe Description or Line ID :  Inlet Inspection Date :    05/04/2024  . 

 

Photo/รูปภาพ*  
 

 

 

 

General condition / สภาพโดยทั่วไป : 

Water condensed / มีหยดนํ้าเกาะท่อ   [  ] Yes    [X] No  

Surface temperature / อุณหภูมิผิวท่อ  31.00  °C 

Pipe support condition / สภาพท่อใต ้Support : 

[X]  Good ไม่พบคราบสนิม, จุด Support ยงัอยู่ในสภาพดี 

[  ]  Minor ตรวจพบคราบนํ้าไหลออกมาจาก Support และมีคราบ

 สนิมท่ี Support และท่ี Pipe / Flange 

[  ]  Moderate ตรวจพบ Support ถูกกดักร่อน โดยเน้ือเหล็ก เร่ิมแยกตวั

 ออกเป็นชั้นๆ 

[  ]  Severe ตรวจพบ Support ถูกกดักร่อน โดยเน้ือเหล็กหลุดหาย

 ออกไป 

Corrosion condition / สภาพการเกิด Corrosion : 

[  ] No corrosion   [  ] <20% w.t.   [  ] 20-80% w.t. [  ] >80% w.t. 

[  ] Defect อื่นๆ เช่น  " Dent" "Crack" "etc." 

Corrosion size (if depth >20% w.t.) / กรณี >20%w.t. ให้ระบุขนาด : 

Depth N/A mm.     Length N/A mm.     Width N/A mm. 

Inspection method / วิธีการที่ใช้ตรวจสอบ : 

[  ] VT    [  ] UT    [  ] RT    [  ] อื่นๆ   

Repair / การแก้ไข : 

[  ] No repair    [  ] Coating with     [  ] อืน่ๆ  

Next inspection interval / ตรวจสอบคร้ังต่อไปภายใน : 

30/04/2025 

Comment / รายละเอียดอ่ืนๆ 

 

ดําเนินการโดย 

นาย ววิฒัน์ ทรัพยมี์ 

ตรวจสอบโดย 

นาย รณฤทธ์ิ สิชฌนงัศุ 

รับรองโดย 

นาย เอษณะ จริยาจิรวฒันา 

( ช่างเทคนิค ) 

19/04/2024 

( วิศวกรอาวุโส ) 

25/04/2024 

( หัวหน้าหน่วยบาํรุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ) 

30/04/2024 

**เอกสารดงักล่าวเป็นการลงนามรับรองในระบบ Piping Inspection on Web 
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License no. 

(เลขที่ใบอนุญาตท่อ)
KP

Size (inch)

(ขนาดท่อ)

Vs-Vp
Joint Flange (mV) Insulator Gas Leak Painting

** If Vs-Vp potential is lesser than 100 mV. The insulating condition might be short.  

Joint Flange Insulator Gas Leak Painting

Joint Flange Insulator Gas Leak Painting

AC Voltage Drop 

(V)

AC Leakage 

Current (A)

DC Voltage Drop 

(V)

DC Voltage Drop 

(V)

Apperent 

Resistance

Item Solution Purity Tightening Greasing Rust At Case KOH (Low level) Correction

DC Decoupler, Isolating Flange or Isolating Joint Inspection Form 

(แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบระบบ DC Decoupler, Isolating Flange, Isolating Joint)

Division

(หน่วยงาน)

Pipe Locator

1.2 Isolating Flange or Joint Measuring Record  (Insulation Tester Method)

Item Location
Isolation type

Bypass
Condition (Yes/No)Insulation Resistant

1.1 Isolating Flange or Joint Measuring Record (Pipe-electrolyte Potential Method)
Condition (Yes / No)Isolation Type DC Volt (Vs)

1.3 Isolating Flange or Joint Measuring Record  (Current Method)
Condition (Yes/No)

RemarkLocation

1.5 DC Decoupler Visual Inspection Record  (Polarization cell)

ConditionType

Approved by (รับรองโดย)

Route Name:Route Code:

DC Volt (Vp)
Pipe Side

Location

Item Location
Isolation type Pipe Locator Mode

(Inductive / Conductive)

Item

Frequency (Hz)

Measurement

1.4 DC Decoupler Inspection Record 

Checked by (ตรวจสอบโดย)Inspected by (ตรวจวดัโดย)

(MOhm)

License name 

(ช่ือใบอนุญาตท่อ)

Item Location
Station Side

F-รท.วรต.-0025 ประกาศใชค้รัง้ที่ 1

DC Leakage

  Current (A)

Digitally Signed
( WIWAT S. )

 19/04/2024
(________________________)

____ / ____ / _____
(________________________)

____ / ____ / _____

Region2 กท2310161 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองปลาหมอ ( RC069703 1.93807

 IJ Inlet ON -0.6180 -1.2470 0.6290 No No No

 IJ Inlet OFF

IJ Inlet No No No

IJ Inlet No No No

0.0000 0.0000 0.6310 0.0000 0.0000 Pass







ดําเนินการโดย 

นาย ววิฒัน์ ทรัพยมี์ 

ตรวจสอบโดย 

นาย รณฤทธ์ิ สิชฌนงัศุ 

รับรองโดย 

นาย เอษณะ จริยาจิรวฒันา 

 

( ช่างเทคนิค ) 

19/04/2024 

( วิศวกรอาวุโส ) 

25/04/2024 

( หัวหน้าหน่วยบาํรุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ) 

30/04/2024 

 

**เอกสารดงักล่าวเป็นการลงนามรับรองในระบบ Piping Inspection on Web  
 

 SOIL TO AIR INSPECTION – DATA COLLECTION FORM  

หน่วยงาน : ปท.2 ปกต.3 เอกสารระบบ : [X] ISO 9002    [X] ISO 14001    [X] ISO 18001    [  ] อ่ืนๆ    

Location Details :  GNPM IJ Inlet   Route code :  RC069703    Drawing # :    

  

จุดท่ี 1 Pipe Description or Line ID :  Inlet Inspection Date :    05/04/2024  . 

 

Photo/รูปภาพ*  

 
 

 

General condition / สภาพโดยทั่วไป : 

Water condensed / มีหยดนํ้าเกาะท่อ   [  ] Yes    [X] No  

Surface temperature / อุณหภูมิผิวท่อ  31.00  °C 

Coating condition / สภาพ Coating : 

[X] Good   [  ] Local Disbonding   [  ] Extensive Disbonding    

[  ] Cracked   [  ] อื่นๆ    

Corrosion condition / สภาพการเกิด Corrosion : 

[X] No corrosion   [  ] <20% w.t.   [  ] 20-80% w.t. [  ] >80% w.t. 

[  ] Defect อื่นๆ เช่น  " Dent" "Crack" "etc." 

Corrosion size (if depth >20% w.t.) / กรณี >20%w.t. ให้ระบุขนาด : 

Depth N/A mm.     Length N/A mm.     Width N/A mm. 

Inspection method / วิธีการที่ใช้ตรวจสอบ : 

[X] VT    [  ] UT    [  ] RT    [  ] อื่นๆ   

Repair / การแก้ไข : 

[X] No repair    [  ] Coating with     [  ] อื่นๆ  

Next inspection interval / ตรวจสอบคร้ังต่อไปภายใน : 

30/04/2025 

Comment / รายละเอียดอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ข-14 
เอกสารเจ้าหน้าท ี่ผู้ปฏบิัตงิาน สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ



เลขที่บัตร 11 61 000390

วันออกบัตร 03 ก.ค. 2566
วันหมดอายุ 07 ส.ค. 2571

บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

ชื่อ  นายสรรเสริญ ทองสา
เลขประจำตัวประชาชน  3 6001 00942 511

(นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช)
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ผู้ออกบัตร

p.singsomboon
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แบบ ธพ.พ.2ผ

คำเตือน

1. ต้องติดบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานได้เฉพาะในกิจการตามที่ระบุในบัตร
3. การต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน ให้ยื่นคำขอต่ออธิบดี
   ภายใน 60 วันก่อนวันที่บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานหมดอายุ
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ภาคผนวก ข-15 
การตรวจสอบและบาํรุงรักษาเครื่องม ือและอุปกรณ์



ผูข้อนําเขา้: ______________________________วนัที�: ___________
(Requester) (Date)

ตรวจสอบโดยหัวหนา้งาน (ลงชื�อ): ______________________________________
(Inspected by Work Supervisor)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Other Comments:

# รายการ (Item) จํานวน 
(Amount)

ตรวจสอบกอ่นเขา้โรงไฟฟ้า 
(Inspected)

รายการวสัด ุอปุกรณ ์และเครื�องมอืที�นํามาใชง้านในพื�นที�โรงไฟฟ้า
(Request form for material, tools and equipments enter power plant area)

ESMS-Sa-P-07 Plant Security ATTACHMENT_2_Material list for contractor form _Rev.00



ผูข้อใชง้าน (ผูรั้บเหมา): ____________หมายเลขใบอนุญาตทํางาน_____________
(Requester; contractor) (PTW No.)

ตรวจสอบโดยผูค้วบคมุงานกลัฟ์ (ลงชื�อ): _________________
(Inspected by Gulf Work Supervisor)

รายการ 
(Item) ผรม กัลฟ์ ผรม กัลฟ์ ผรม กัลฟ์ ผรม กัลฟ์ ผรม กัลฟ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Other comment:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

#
วันที�______ วันที�______ วันที�______ วันที�______ วันที�______

แบบฟอรม์ตรวจสอบวสัด ุอปุกรณ์ และเครื�องมอืที�จะนํามาใชง้านรายวนั (ใชป้ระกอบการขอ PTW)
(Contractor material, tools and equipments daily inspection form for PTW)

ESMS-Sa-P-7-Plant Security ATTACHMENT_3_Contractor material, tools and equipment daily inspection form for PTW_Rev.00



ภาคผนวก ข-16 
การซอ้มแผนฉุกเฉนิ



ภาคผนวก ข-17 
สรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงาน



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพประจ าปี
(ANNUAL  CHECKUP  REPORT)

บริษทั กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จ ากัด

Gulf NPM Co., Ltd.

ตั้งแต่วนัที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวนัที่ 15 ตุลาคม 2566



              

 (Health Promotion Center)
โรงพยาบาลพญาไท 2

                     เจตนาของการประเมินการตรวจสุขภาพในคร้ังน้ี เป็นการตรวจประเมินเพ่ือหาความเส่ียงต่อการเกิดโรค เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน
การป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพ ดงันั้น จึงมีการตั้งเกณฑใ์นการคน้หาความผิดปกติไวสู้ง  ยอ่มจะท าให้ความแม่นย  าและเฉพาะเจาะจงลดลง   
เพ่ือสามารถตรวจพบความผิดปกติ และรีบด าเนินการหาทางแกไ้ข ป้องกนัการเกิดโรคต่างๆได ้ ตั้งแต่ในระยะแรกของความเส่ียงต่อการเกิดโรค
                     หวงัวา่เอกสารสรุปรวมผลการตรวจสุขภาพน้ี จะเป็นเคร่ืองมือในการแสดงปัญหาและความเส่ียงทางดา้นสุขภาพขององคก์ร 
น าไปสู่ทิศทางของการแกไ้ขปัญหาสุขภาพขององคก์ร รวมทั้งเป็นขอ้มูลตั้งตน้เพ่ือประเมินเปรียบเทียบผลการด าเนินการส่งเสริมสุขภาพท่ีจะ
ด าเนินการต่อไป

คณะแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์
ศูนยส่์งเสริมสุขภาพ

ค ำน ำ 



หนงัสือฉบบัน้ีท าข้ึนเพ่ือรับรองวา่
ไดเ้ขา้รับการตรวจสุขภาพของพนกังาน ซ่ึงท าการตรวจสุขภาพ
โดย โรงพยาบาลพญาไท 2  ใบอนุญาตสถานพยาบาลท่ี  10201016252  ซ่ึงตั้งอยู ่ ณ  เลขท่ี 943 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร  และขอยนืยนัวา่ผลการตรวจไดจ้ดัท าตามหลกัวิชาการทุกประการ
ดึงข้อมูล ณ วนัที่

ตรวจร่างกายทัว่ไปโดยแพทย ์: Physical Examination (PE) 34

ดชันีมวลกาย : Body Mass Index  (BMI) 34

ความดนัโลหิต : Blood Pressure (BP) 34

ปริมาณฮีโมโกลบิน : Hemoglobin (Hb) 34

ความเขม้ขน้ของเมด็เลือดแดงอดัแน่น : Hematocrit (Hct) 34

การตรวจนบัจ านวนเมด็เลือดขาว : White Blood Cell Count (WBC)  34

การนบัปริมาณเกร็ดเลือด : Platelet Count (Plt.Count) 34

ตรวจระดบัไขมนัโคเลสเตอรอลในเลือด : Total Cholesterol (CHO) 34

ตรวจระดบัไขมนัไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด : Triglyceride(TG) 34

ตรวจระดบัไขมนัดีในเลือด : HDL-C 34

ตรวจระดบัไขมนัชนิดไม่ดีในเลือด : LDL-Direct (เจาะเลือด) 34

ตรวจเพ่ือดูการท างานของไต : Creatinine 34

ตรวจเพ่ือดูการท างานของไต : BUN 13

ตรวจอตัราการกรองของไต  :  eGFR 34

ตรวจเพ่ือดูการท างานของตบั : SGPT 34

ตรวจเพ่ือดูการท างานของตบั : SGOT 34

บริษทั กลัฟ์ เอ็นพีเอ็ม จ  ากดั
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2566 ถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2566

19 ตุลาคม 2566

โดยมพีนักงานได้เข้ารับการตรวจดังรายการต่อไปนี้ จ านวนพนักงาน(คน)

ตรวจความสมบูรณ์ของเมด็เลือด : Complete Blood Count (CBC)

ตรวจปริมาณไขมนัในเลือด (Blood Chemistry)

ตรวจการท างานของไต (Kidney Function Test)

ตรวจเพือ่ดูการท างานของตับ (Liver Function Test)

หนงัสือรับรองกำรตรวจ 
  



โดยมพีนักงานได้เข้ารับการตรวจดังรายการต่อไปนี้ จ านวนพนักงาน(คน)

ตรวจหาสารบ่งช้ีมะเร็งล าไส ้: CEA 5

ตรวจหาสารบ่งช้ีมะเร็งตบั : AFP 13

ตรวจหาสารบ่งช้ีมะเร็งต่อมลูกหมาก (ผูช้าย) : PSA 5

ตรวจหาภูมิคุม้กนัไวรัสตบัอกัเสบบี : Anti HBs 34

ตรวจหาเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี : HBs Ag 34

ตรวจหาประวติัการรับเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี : Anti HBc (HBc Ab) 34

ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ : Urinalysis (UA) 34

ตรวจหาระดบัน ้าตาลในเลือด : Fasting Blood Sugar(FBS) 34

ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน : Hb A1C 5

ตรวจหากรดยริูค : Uric Acid 13

ตรวจเอ็กซเรยท์รวงอกดิจิตอล : Chest X-Ray Digital 33

ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ : Electrocardiogram 34

ตรวจมะเร็งเตา้นมดว้ยเอ็กซเรยดิ์จิตอล : Mammogram Digital 1

ตรวจอลัตร้าซาวด์ช่องทอ้งส่วนบน : US Upper Abdomen 5

ตรวจอลัตร้าซาวด์ช่องทอ้งส่วนล่าง : US Lower Abdomen 2

ตรวจอลัตร้าซาวด์ช่องทอ้งส่วนบนและล่าง : US Whole Abdomen 8

ตรวจสมรรถภาพหวัใจขณะออกก าลงักาย : Exercise Stress Test (EST) 5

ตรวจคดักรองภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร : Stool Occult Blood 5

ตรวจหาพยาธิและไข่พยาธิในอุจาระ : Stool Examination 5

ตรวจสมรรถภาพปอด (เป่าปอด) : Pulmonary Function Test 33

ตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ : Audiometric Test 34

ตรวจสายตาอาชีวอนามยั : Occupational vision Test 34

ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ : Amphetamine in Urine 34

รายการตรวจกลุ่มเอ็กซเรย์

รายการตรวจกลุ่มเฉพาะทาง

การตรวจหาภูมคุ้ิมกัน หาเช้ือ และการสัมผัสเช้ือไวรัส

ตรวจหาสารบ่งช้ีมะเร็ง

รายการตรวจอื่นๆ



ไดเ้ขา้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 2566 จ านวนทั้งส้ิน 34

สัดส่วน(%)

29 85
5 15

34 100.00                   

สัดส่วน(%)
12 35.29
12 35.29

9 26.47
1 2.94

34 100.00

บริษทั กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จ ากัด

ราย โดยจ าแนก ดงัน้ี

Demography
Gender
 Male
 Female

Total

Amount(คน)

60 up
Total

Amount(คน)Age
20-30 Year
31-40 Year
41-50 Year
51-60 Year

 Male 
85% 

 Female 
15% 

Demography 

20-30 Year 
35.3% 

31-40 Year 
35.3% 

41-50 Year 
26.5% 

51-60 Year 
2.9% 

Age 



• การตรวจสมรรถภาพปอด (เป่าปอด) : Pulmonary Function Test By Spirometry

• การตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ : Audiometric Test

• การตรวจสมรรถการสายตาอาชีวอนามยั : Occupational vision Test

• การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ : Amphetamine in Urine

การตรวจสุขภาพตามลกัษณะงาน 



การตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด (Pulmonary Function Test By Spirometry)

Parameter การตรวจวดัประกอบด้วย

จ านวนผูเ้ขา้รับบริการตรวจ 33 ราย

ปกติ ผิดปกติ
รวมจ านวนผู้เข้า

รับการตรวจ
% ความผิดปกติ

หมายเหตุ : ค  าวินิจฉยัตามความเห็นของแพทยผ์ูต้รวจ

                           ปัญหาที่พบบ่อยจากการตรวจ Spirometry ไดแ้ก่ ผูท่ี้เขา้รับการทดสอบใชค้วามพยายามในการเป่าไม่เต็มท่ี , มีลมร่ัว
รอบ ๆ บริเวณกระดาษท่ีใชเ้ป่า (mouthpiece), หายใจเขา้หรือหายใจออกไม่สุด,เร่ิมตน้เป่าชา้หรือลงัเล ฯ

                           การแปลผลเทยีบกับ “คาดคะเน (Predicted normal  values) “ คือค่าท่ีวดัไดจ้ากค่าของคนปกติท่ีมีความสูง อาย ุเพศ
และเช้ือชาติเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนักบัผูท่ี้เขา้รับการทดสอบ ค่าคาดคะเนท่ีใชก้นัทัว่ไปในปัจจุบนัไดแ้ก่

                           มีประโยชน์ในการวินิจฉยั ประเมินการสูญเสียการท างานของปอด และติดตามผลการรักษาโรคของระบบทางเดิน
หายใจ เช่น โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง โรคปอดจากการท างาน นอกจากน้ีการตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด ยงั
สามารถบ่งถึงประสิทธิภาพของปอดท่ีลดลง ก่อนท่ีจะมีอาการแสดง (เช่น อาการเหน่ือยฯ) ซ่ึงแสดงวา่มีพยาธิสภาพในปอดเกิดข้ึนมาก
แลว้

                           FVC (Forced Vital Capacity)  เป็นปริมาตรสูงสูดของอากาศท่ีหายใจออกอยา่งรวดเร็วและแรงท่ีสุด จนไม่สามารถ
เป่าต่อไปไดแ้ลว้  (ตอ้งสูดลมหายใจเขา้ให้มากท่ีสุดเหมือนกบัการด าน ้าลึก)

                           FEV 1 (Forced expiratory volume in one second) เป็นปริมาตรของอากาศท่ีถูกขบัออกในวินาทีแรกของการหายใจ
ออกอยา่งรวดเร็วและแรงเต็มท่ีจากต าแหน่งหายใจเขา้เต็มท่ี

                           FEV 1/FVC ค านวณไดจ้ากการน าค่า  FEV 1 หารดว้ย  FVC และคูณดว้ย 100 หน่วยเป็น % เรียกไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ %
 FEV 1 เป็นขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีแสดงถึงการอุดกั้นของหลอดลม

                           FEV 25-75% (Forced expiratory flow at 25-75 % of FVC) เป็นค่าเฉล่ียของอตัราการไหลของอากาศในช่วงกลาง
ของ FVC การทดสอบน้ีมีความไวต่อการเปล่ียนแปลงในหลอดลมขนาดเล็ก แต่มีความจ าเพาะต ่าและยากต่อการแปลผลในบางกรณี

27 6 33 18

รายการ

ตรวจสมรรถภาพปอด (เป่าปอด) : 
Pulmonary Function Test

ปกต ิ

82% 

ผดิปกต ิ

18% 

สมรรถภาพปอด (เป่าปอด) 



การตรวจการได้ยนิ (Audiometry)

วตัถุประสงค์ในการตรวจ

ผลการตรวจ  อาศยัการแปลผลจากกราฟโดยจะผลการตรวจจะมี 2 ส่วน คือ

1 ระดบัการไดย้นิ

2 มีความผิดปกติในช่วงคล่ืนเสียงความถ่ีสูงหรือต ่าร่วมดว้ยหรือไม่

ผลกระทบของเสียงดังต่อสุขภาพ

1 สูญเสียการไดย้นิ (Noise Induced Hearing Loss)

 สูญเสียการไดย้นิอยา่งเฉียบพลนัจากเสียงท่ีดงัมาก

 สูญเสียการไดย้นิแบบถาวร

 สูญเสียการไดย้นิชัว่คราว Temporary Threshold Shift

2 ผลกระทบนอกเหนือจากการไดย้นิ ไดแ้ก่

จ  านวนผูเ้ขา้รับบริการตรวจ 34 ราย

ปกติ ผิดปกติ
รวมจ านวนผู้เข้า

รับการตรวจ

24 10 34

หมายเหตุ : ค  าวินิจฉยัตามความเห็นของแพทยผ์ูต้รวจ

รายการ

ตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ : Audiometric Test

                           ผลกระทบต่ออารมณ์ (Psychological Stress) หงุดหงิด โมโหง่าย, กลา้มเน้ือแข็งตึง,ระบบยอ่ยอาหารผิดปกติ,ความ
ดนัโลหิตสูง,ระบบต่อมไร้ท่อแปรปรวน,หวัใจขาดเลือด

                           การตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ หรือ Audiometry เป็นการตรวจการไดย้นิเสียง ณ ความถ่ีต่าง ๆ ตั้งแต่ระดบัความถ่ี
เสียงสนทนาจนถึงเสียงเคร่ืองจกัร ซ่ึงเป็นความถ่ีท่ีไม่ไดย้นิกนัในชีวิตประจ าวนั

                           เป็นการตรวจเพ่ือเฝ้าระวงัวา่มีการสูญเสียสมรรถภาพการไดย้นิจากการท างานหรือไม่ ซ่ึงจะเกิดกบับุคลากรท่ีตอ้ง
สมัผสัหรือท างานในท่ีทีมีเสียงดงั ซ่ึงเป็นการกระตุน้เตือนให้รักษากฎของความปลอดภยัในการท างานเสมอ นอกจากน้ียงัเป็นการ
ตรวจเพ่ือคน้หาผูท่ี้มีความผิดปกติในการไดย้นิในระดบัท่ีเป็นมาก เช่น หูตึงมาก หรือหูตึงรุนแรง เพ่ือช่วยในการรักษา ตลอดจนดูแล
ให้ใชเ้คร่ืองช่วยการไดย้นิ เพ่ือจะไดมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนต่อไป

% ความผิดปกติ

29

ปกต ิ

71% 

ผดิปกต ิ

29% 

ตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ (AUD) 



การตรวจสมรรถภาพการสายตาอาชีวอนามยั (Occupational Vision Test)

จ านวนผูเ้ขา้รับบริการตรวจ 34 ราย

ปกติ ผิดปกติ
รวมจ านวนผู้เข้ารับ

การตรวจ
% ความผิดปกติ

หมายเหตุ : ค  าวินิจฉยัตามความเห็นของแพทยผ์ูต้รวจ

34

                           การทดสอบการมองเห็นเป็นรายการตรวจท่ีส าคญั โดยเฉพาะงานท่ีตอ้งการทกัษะดา้นสายตา (Visual Skill) และงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชส้ายตามาก เช่น อาชีพเจียรนยัอญัมณี, การประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์,การท างานโดยใชจ้อภาพคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือท่ีจะท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและลดปัญหาสุขภาพของการมองเห็นเน่ืองจากการท างาน

                           การทดสอบประกอบดว้ยระดบัการมองเห็นทั้งในระยะใกลแ้ละระยะไกล (Visual Acuity), การเห็นภาพสามมิติ (Dept 
perception) , การเห็นสี (Color), ความสมดุลของกลา้มเน้ือตาหรือการทดสอบตาเขซ่อนเร้น (Phoria), และการทดสอบลานสายตา 
(Visual Field) ซ่ึงการทดสอบอาจไม่จ  าเป็นตอ้งท าทุกรายการ แต่ควรเลือกให้เหมาะสมกบัอาชีพ เช่น อาชีพขบัรถตอ้งมีระดบัการ
มองเห็น และลานสายตาดี ถา้ลานสายตาแคบอาจเกิดอุบติัเหตุไดบ้่อยเพราะไม่เห็นรถดา้นขา้ง

รายการ

ตรวจสายตาอาชีวอนามยั : 
Occupational vision Test

10 24 34 71

ปกต ิ

29% 

ผดิปกต ิ

71% 

สายตาอาชวีอนามยั 



การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ  (Amphetamine in Urine )   

การอ่านผล   

•       ผลบวก   น ้ายาชั้นล่างจะเปล่ียนจากสีเหลืองเป็นสีม่วง หรือสีม่วงแดง

•       ผลลบ   น ้ายาชั้นล่างไม่เปล่ียนเป็นสีม่วง หรือม่วงแดง ส่วนมากจะเป็นสีเขียว

จ านวนผูเ้ขา้รับบริการตรวจ 34 ราย

Amount(คน)

34

หมายเหตุ : ค  าวินิจฉยัแสดงผล Negative และ Positive

ค าวนิิจฉัย

ไม่พบแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (Negative)

พบแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (Positive)

                           การตรวจหาสารเสพติดแอมเฟตามีนในปัสสาวะ  เป็นการตรวจพิสูจน์เพ่ือคดัแยกตวัอยา่งปัสสาวะท่ีให้ผลบวก คือ มี
ความเป็นไปไดว้า่จะมีสารออกฤทธ์ิของ ยาบา้ เมทแอมเฟตามีน / แอมเฟตามีน / อีเฟดรีน หรือยาอี  เอมดีเอมเอ ผสมอยูอ่อกจาก
ตวัอยา่งปัสสาวะท่ีไม่มีสารเหล่าน้ี  หลกัการสารออกฤทธ์ิในยาบา้ จะท าปฏิกิริยากบัน ้ายาตรวจสอบในปัสสาวะท่ีเหมาะสม แลว้เปล่ียน
สีของน ้ายาตรวจสอบจากสีเหลืองเป็นสีม่วงแดง  ความสามารถในการตรวจวดั ตรวจหายาบา้ในปัสสาวะไดใ้นขนาดความเขม้ขน้ตั้งแต่
 3 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรข้ึนไปและสามารถตรวจหายาอีในปัสสาวะ  หลกัการส่วนใหญ่ใชห้ลกัการ Immunochromatographic 
Technique ผลการตรวจสามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงดว้ยตาเปล่าได ้ไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือพิเศษ

Negative 
100% 

Amphetamine in Urine 



ภาคผนวก ข-18 
เอกสารขออนญุาตทาํงาน (Work Permit)
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