
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข-31 

กิจกรรม Safety Activities 
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ภาคผนวก ข-32 

เส้นระดับความดังของเสียง (Noise Contour) 
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รูปที่ 1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการบริเวณพื้นที่กระบวนการผลติ
โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน ชนิดความหนาแนนสูง โรงงานที่ 2 (HDPE 2) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลนี จำกัด
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รูปที่ 2 แผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน

รูปที่ 2 เสนระดับความดังของเสียง (Noise Contour) บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต
โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน ชนิดความหนาแนนสูง โรงงานที่ 2 (HDPE 2) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลนี จำกัด

แถบสี ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) ความหมายและสิ่งที่ตองปฏิบัติ
> 85 แสดงพื้นที่ที่มีแหลงกำเนิดเสียงตองสวมใสอุปกรณลดเสียงอยางเครงครัด
> 80 แสดงพื้นที่ที่ตองสวมใสอุปกรณลดเสียง

แสดงพื้นที่ที่อันตราย
< 75 แสดงพื้นที่ที่ปลอดภัย

C-3452A/B

C3201A/B

C3821



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข-33 

ตัวอย่างการตรวจสอบและบำรุงอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
และ Test & Calibration Gas Detector 

 



COMPANY :

PLANT :

Standard gas : Hexane    49.9 % LEL Expire Date ……………….. 09-Nov.-2026
Standard gas : Expire Date ………………..
Standard gas : - Expire Date ………………..-

Rang

standard gas %LEL %LEL/ppm Factor Display of conc. Brand Model Brand Model Zero Error Span Error Zero %Error Span %Error Low Test High Test Pass Fail

AT-3-01 Pit D-3702 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell IR OELD PLC Siemens - 0 0 41 -9 0 0 49 -1 20 OK 40 OK 0.2 OK - 10310841753

AT-3-02 Pit D-3781 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 F125 _ 0 0 48 -2 20 OK 40 OK 0.35 OK - 10310841757

AT-3-03 Pit D-3753 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell IR OELD PLC Siemens - 0 0 50 0 - _ - _ 20 OK 40 OK 0.22 OK - 10310841761

AT-3-04 Line Vent E-3301 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 47 -3 0 0 50 0 20 OK 40 OK 0.52 OK - 10310841765

AT-3-05 Catalyst House Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Crowcon IR-Max PLC Siemens - 0 0 48 -2 - _ - _ 20 OK 40 OK 0.22 OK - 10310841769

AT-3-06 D-3711 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 50 0 - _ - _ 20 OK 40 OK 0.35 OK - 10310841773

AT-3-07 PM-3717 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 49 -1 - - _ 20 OK 40 OK 0.24 OK - 10310841777

AT-3-08 Pit Low Polymer Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 F125 _ 0 0 48 -2 20 OK 40 OK 0.46 OK - 10310841781

AT-3-09 In CCR Room Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Crowcon IR-Max PLC Siemens - 0 0 51 1 - _ - _ 20 OK 40 OK 0.09 OK - 10310841785

AT-3-10 In Sub Station Room Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Cosmos KD-12B Cat PLC Siemens - 0 0 40 -10 0 0 40 -10 20 OK 40 OK 0.5 OK - 10310841789

AT-3-11 Z-3425 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 46 -4 0 0 48 -2 20 OK 40 OK 1.02 OK - 10310841793

AT-3-12 D-3703A/B Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 48 -2 0 0 48 -2 20 OK 40 OK 0.26 OK - 10310841797

AT-3-13 Cooling W-3951B Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 F125 _ 0 0 48 -2 20 OK 40 OK 0.3 OK - 10310841801

AT-3-14 TK-3702 - TK-3703 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 43 -7 0 0 49 -1 20 OK 40 OK 0.39 OK - 10310841805

AT-3-15 PM-3708A/B Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 44 -6 0 0 45 -5 20 OK 40 OK 0.3 OK - 10310841809

AT-3-16 D-3111 - D-3113 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Crowcon IR-Max PLC Siemens - 0 0 48 -2 - _ - _ 20 OK 40 OK 2.08 OK - 10310841813

AT-3-17 PM-3105C Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 48 -2 - _ - _ 20 OK 40 OK 0.15 OK - 10310841817

AT-3-18 PM-3204 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 48 -2 - _ - _ 20 OK 40 OK 0.24 OK - 10310841821

AT-3-19 C-3302 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 48 -2 - _ - _ 20 OK 40 OK 0.3 OK - 10310841825

AT-3-20 C-3221 - C-3201 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 50 0 - _ - _ 20 OK 40 OK 0.2 OK - 10310841853

AT-3-21 PM-3224 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 48 -2 - _ - _ 20 OK 40 OK 0.21 OK - 10310841857

AT-3-22 PM-3225 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 48 -2 - _ - _ 20 OK 40 OK 0.33 OK - 10310841861

AT-3-23 Centrifuge Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Crowcon IR-Max PLC Siemens - 0 0 47 -3 0 0 47 -3 20 OK 40 OK 0.56 OK - 10310841865

AT-3-24 PM-3302A Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 48 -2 0 0 48 -2 20 OK 40 OK 0.5 OK - 10310841869

AT-3-25 Z-3412 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 46 -4 - _ - _ 20 OK 40 OK 0.27 OK - 10310841873

AT-3-26 D-3752 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 48 -2 - _ - _ 20 OK 40 OK 0.29 OK - 10310841877

AT-3-27 PM-3711B Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell IR OELD PLC Siemens - 0 0 50 0 - _ - _ 20 OK 40 OK 0.09 OK - 10310841881

AT-3-28 C-3881 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 45 -5 0 0 48 -2 20 OK 40 OK 0.2 OK - 10310841885

AT-3-29 D-3811 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 48 -2 - _ - _ 20 OK 40 OK 0.37 OK - 10310841889

AT-3-30 In AHU Room Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 45 -5 - _ - _ 20 OK 40 OK 0.2 OK - 10310841893

AT-3-31 In GC Room Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 43 -7 0 0 43 -7 20 OK 40 OK 0.56 OK - 10310841897

AT-3-32 In GC Room Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 48 -2 - _ - _ 20 OK 40 OK 0.3 OK - 10310841901

AT-3-33 D-3401 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 49 -1 - _ - _ 20 OK 40 OK 1 OK - 10310841905

AT-3-34 D-3234 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 49 -1 - _ - _ 20 OK 40 OK 0.48 OK - 10310841909

AT-3-35 In Chiller Room Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 48 -2 - _ - _ 20 OK 40 OK 0.34 OK - 10310841913

AT-3-36 Under AHU Room Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 44 -6 0 0 48 -2 20 OK 40 OK 0.22 OK - 10310841917

AT-3-37 In AHU Room Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 44 -6 0 0 48 -2 20 OK 40 OK 0.37 OK - 10310841921

AT-3-38 Metering 300 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 49 -1 - _ - _ 20 OK 40 OK 0.16 OK - 10310841925

AT-3-39 Metering 300 Hexane Hexane 50 0-100 LEL 1 50 Honeywell XNX Cat PLC Siemens - 0 0 45 -5 0 0 49 -1 20 OK 40 OK 0.4 OK - 10310841929

Remark

Result Acceptance

TESTED BY

                                                          (…………………………………………)

APPROVED BY

As found results Calibrate results
Alarm set point

Respone time     

(sec)
result acceptant

MO No.Transmitter Controller %LEL %LEL

Data of transmitter & controller

GAS DETECTOR TEST QUANTITY : ………39……….  POINT
Cylinder No, : TYPE : IR ………20…………  POINT TYPE: CATALYTIC …………19…………  POINT

Cal factor target gas

   (          Mr. Nirut   Khumjun     )     (             Anuchit  Sathutham           )

(……………10/04/2024………….)(……………10/04/2024………….)

GAS DETECTOR CALIBRATION REPORT
THAI POLYETHYLENE CO., LTD. CAL DATE : ……………10/04/2024…………………………….. Next Cal : …………………10/08/2024……………………………………..

HD2 ERROR ALLOWABLE :  +/- 5% OF READING

Cylinder No, : -

Tag no. Location Target gas
Calibrated gas

Cylinder No, :  D711822
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แบบฟอรม์ตรวจเช็คอปุกรณป์้องกนัอคัคีภัยและฉกุเฉิน HD2
วนัที่ …..1.….เดือน………กมุภาพันธ.์..…  พ.ศ.  ………2567...…..   ถึงวนัที่ .......29.….เดือน………กมุภาพันธ.์..…  พ.ศ.  ………2567...…..

DRY EXTINGUISHER INSIDE PRESS

ปกติ  ไม่บุบ
 ไม่บวม ไม่
เป็นสนิม

บุบ บวม 
เป็นสนิม สี

ซดี
ร่ัวช ำรุด Picture มี ไม่ขำด

ขำด หลุด
หำย ไม่มี

Picture
เข็มชีแ้ถบ
เขียว ผงเคมี

ไหลตัว
หน้ำปัดแตก

เข็มไม่ชีแ้ถบ
เขียวหรือ
ฟังผงเคมี
จับก้อน

Picture
ตะขอไม่หกั 
 ยกแขวนได้
 อยู่ทีว่ำง

ตะขอใช้งำน
ไม่ได้ อยู่จุด
ทีก่ ำหนด

ไม่อยู่
ประจ ำจุด

Picture
ปกติ ไม่

แตกลำยงำ 
ไม่ฉีกขำด

 แตกลำยงำ
 ร่ัวซมึ

แตก ฉีกขำด
 ร่ัวมำก

Picture
มีเสียบ
ต ำแหน่ง 

LOCK
ไม่มี Picture

1 HD2-Dry-01 Pelletizing 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 HD2-Dry-02 Pelletizing 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3 HD2-Dry-03 Pelletizing 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 HD2-Dry-04 Pelletizing 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5 HD2-Dry-05 Pelletizing 4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 HD2-Dry-06 Pelletizing 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 HD2-Dry-07 Pelletizing 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 HD2-Dry-08 CCR 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9 HD2-Dry-09 CCR 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 HD2-Dry-10 Plant Air And Oiler 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11 HD2-Dry-11 Pelletizing 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 HD2-Dry-12 Pelletizing 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

13 HD2-Dry-13 Pelletizing 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

14 HD2-Dry-14 Pelletizing 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

15 HD2-Dry-15 Pelletizing 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

16 HD2-Dry-16 Pelletizing 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

17 HD2-Dry-17 Pelletizing 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

18 HD2-Dry-18 Pelletizing 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

19 HD2-Dry-19 Pelletizing 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

20 HD2-Dry-20 Pelletizing 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

21 HD2-Dry-21 Pelletizing 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

22 HD2-Dry-22 Pelletizing 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MOBILE FOAM

อุปกรณค์รบ โครงผุ ผ้ำ ช ำรุด หมด Picture เข็นงำ่ย ไม่ ล้อหลวม ล้อ แตก Picture ไม่แตกร้ำว ฝืด ร่ัวซมึ ช ำรุด Picture ไม่แตกร้ำว ปรับหมุน ฝืด ช ำรุด ปรับ Picture ไม่ขำด ไม่ เร่ิมเป่ือย ขำด หลุด Picture เต็มถัง ไม่เต็มถัง Picture
1 HD2-MF-01 CCR 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 HD2-MF-02 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FIX MONITOR

อุปกรณค์รบ เป็นสนิม อุปกรณห์ำย Picture อุปกรณค์รบ  อุปกรณ ์ อุปกรณ์ Picture ปรับงำ่ย ไม่ ฝืด ล็อคได้ ปรับ ล็อค Picture ไม่แตก ไม่ร่ัว  ร่ัว หลุด Picture เปิด ปิด หมุน ล็อค เปิด ปิดไม่ได้ Picture
1 HD2-FM-01 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 HD2-FM-02 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3 HD2-FM-03 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 HD2-FM-04 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5 HD2-FM-05 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 HD2-FM-06 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 HD2-FM-07 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 HD2-FM-08 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9 HD2-FM-09 Cooling 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

หมำยเหตุ

ล ำดับ Tag No. บริเวณติดตัง้ ชัน้ สภำพ MONITOR ควำมคล่องตัว กำรปรับหวัฉีด ข้อต่อ สภำพใช้งำน หมำยเหตุ

ควำมคล่องตัวลูกล้อ สำย - หวัฉีด REGULATOR SEAL ควำมจุน ำ้ยำโฟมล ำดับ Tag No. บริเวณติดตัง้ ชัน้ สภำพรถ

Tag No.ล ำดับ บริเวณติดตัง้ หมำยเหตุ

สภำพถัง SEAL PRESSURE GAUGE ทีแ่ขวนเคร่ืองดับเพลิง สภำพสำย หวัฉีด สลัก

ชัน้
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DRY EXTINGUISHER OUTSIDE PRESS

ปกติ  ไม่บุบ
 ไม่บวม ไม่
เป็นสนิม

บุบ บวม 
เป็นสนิม สี

ซดี
ร่ัวช ำรุด Picture มี ไม่ขำด

ขำด หลุด
หำย ไม่มี

Picture
ก้ำน สลัก
ไม่ลอยขึน้

ก้ำน สลัก
ลอยขึน้

Picture
ตะขอไม่หกั 
 ยกแขวนได้
 อยู่ทีว่ำง

ตะขอใช้งำน
ไม่ได้ อยู่จุด
ทีก่ ำหนด

ไม่อยู่
ประจ ำจุด

Picture
ปกติ ไม่

แตกลำยงำ 
ไม่ฉีกขำด

แตกลำยงำ 
ร่ัวซมึ

แตก ฉีกขำด
 ร่ัวมำก

Picture
มีเสียบ
ต ำแหน่ง 

LOCK
ไม่มี Picture

1 HD2-DRY-01 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 HD2-DRY-02 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3 HD2-DRY-03 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 HD2-DRY-04 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5 HD2-DRY-05 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 HD2-DRY-06 Polymerization 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 HD2-DRY-07 Polymerization 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 HD2-DRY-08 Polymerization 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9 HD2-DRY-09 Polymerization 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 HD2-DRY-10 Polymerization 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11 HD2-DRY-11 Polymerization 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 HD2-DRY-12 Polymerization 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

13 HD2-DRY-13 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

14 HD2-DRY-14 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

15 HD2-DRY-15 Polymerization 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

16 HD2-DRY-16 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

17 HD2-DRY-17 Polymerization 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

18 HD2-DRY-18 Polymerization 4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

19 HD2-DRY-19 Plant Air And Oiler 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

20 HD2-DRY-20 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

21 HD2-DRY-21 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

22 HD2-DRY-22 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

23 HD2-DRY-23 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

24 HD2-DRY-24 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

25 HD2-DRY-25 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

26 HD2-DRY-26 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

27 HD2-DRY-27 Distillation 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

28 HD2-DRY-28 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

29 HD2-DRY-29 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

30 HD2-DRY-30 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

31 HD2-DRY-31 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

32 HD2-DRY-32 Distillation 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

33 HD2-DRY-33 Cooling 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

34 HD2-DRY-34 Cooling 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

35 HD2-DRY-35 Distillation 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

36 HD2-DRY-36 Cooling 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37 HD2-DRY-37 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

38 HD2-DRY-38 Distillation 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

39 HD2-DRY-39 Cooling 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

40 HD2-DRY-40 CCR 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

41 HD2-DRY-41 CCR 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

42 HD2-DRY-42 Plant Air And Oiler 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

43 HD2-DRY-43 Plant Air And Oiler 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

44 HD2-DRY125-01 Distillation 1 ✓

SEAL

ล ำดับ Tag No. บริเวณติดตัง้ ชัน้

สภำพถัง ก้ำน สลักหวัถัง ทีแ่ขวนเคร่ืองดับเพลิง สภำพสำย หวัฉีด สลัก

หมำยเหตุ



แบบฟอรม์ตรวจเช็คอปุกรณป์อ้งกนัอคัคภียัและฉกุเฉิน HD2
วนัที ่…..1.….เดอืน………กมุภาพนัธ.์..…  พ.ศ.  ………2567...…..   ถงึวนัที ่.......29.….เดอืน………กมุภาพนัธ.์..…  พ.ศ.  ………2567...…..

FIRE ALARM MANUAL STATION

ไฟต ำแหน่ง
 ตดิสว่ำง
หรือไม่
เก่ียวข้อง

ไฟต ำแหน่ง
 ตดิสว่ำง
น้อย

ไฟต ำแหน่ง
 ไม่ตดิ

Picture

ต ำแหน่ง
ก้ำนยกขึ้น
หรือไม่
เก่ียวข้อง

ก้ำนดงึผุ
กร่อน

ก้ำนหลุด 
หกั ดงึไม่ได้

Picture

ไม่แตกร้ำว 
ไม่หำย
หรือไม่
เก่ียวข้อง

กระจกร้ำว 
เล่ือนหลุด

กระจกแตก
 หลุดหำย

Picture

อุปกรณ์
ครบ พร้อม
ใช้หรือไม่
เก่ียวข้อง

โซ่และค้อน
ไม่ยดึกับ
แป้น

ค้อนหำย Picture เหน็ชัดเจน  ซีดจำง
หลุดหำย 
มองไม่เหน็

Picture
ไม่แตกหกั 
อุปกรณค์รบ

หลุดหลวม
ช ำรุด 
เสียหำย

Picture

1 HD2-FA-01-01 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งานไม่มีปา้ยเตอืน
2 HD2-FA-01-02 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งาน ไม่มีปา้ยเตอืน
3 HD2-FA-01-03 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 HD2-FA-02-01 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งาน ไม่มีปา้ยเตอืน
5 HD2-FA-02-02 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 HD2-FA-04-01 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งานไม่มีปา้ยเตอืน
7 HD2-FA-04-02 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งานไม่มีปา้ยเตอืน 
8 HD2-FA-05-01 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ไม่มีปา้ยเตอืน
9 HD2-FA-05-02 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งานไม่มีปา้ยเตอืน

10 HD2-FA-07-01 Cooling 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งานไม่มีปา้ยเตอืน
11 HD2-FA-08-01 Cooling 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งานไม่มีปา้ยเตอืน
12 HD2-FA-09-01 Plant Air And Oiler 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งานไม่มีปา้นเตอืน
13 HD2-FA-10-01 Plant Air And Oiler 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งาน ไม่มีปา้ยตอืน
14 HD2-FA-11-01 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

15 HD2-FA-12-01 Pelletizing 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งานไม่มีปา้ยเตอืน
16 HD2-FA-12-02 Pelletizing 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งานไม่มีปา้ยเตอืน
17 HD2-FA-13-01 Pelletizing 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งาน ไม่มีปา้ยเตอืน
18 HD2-FA-14-01 Pelletizing 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

19 HD2-FA-15-01 Pelletizing 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งานไม่มี ปา้ยเตอืน
20 HD2-FA-16-01 Pelletizing 4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

21 HD2-FA-17-01 Pelletizing 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งานไม่มี ปา้ยเตอืน
22 HD2-FA-18-01 Pelletizing 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งานไม่มี ปา้ยเตอืน
23 HD2-FA-19-01 Pelletizing 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งานไม่มี ปา้ยเตอืน
24 HD2-FA-20-01 Pelletizing 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งานไม่มีปา้ย เตอืน
25 HD2-FA-20-02 Pelletizing 1
26 HD2-FA-21-01 CCR 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ไม่มีปา้ยเตอืน
27 HD2-FA-21-02 CCR 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

28 HD2-FA-23-01 CCR 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

29 HD2-FA-24-01 CCR 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ไม่มีปา้ยเตอืน
30 HD2-FA-25-01 CCR 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

31 HD2-FA-25-02 CCR 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

32 HD2-FA-26-01 CCR 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งาน ไม่มีปา้ยเตอืน
33 HD2-FA-27-01 CCR 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ไม่มีปา้ย
34 HD2-FA-27-02 CCR 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ไม่มีปา้ยเตอืน
35 HD2-FA-28-01 Silo 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ หนา้งานไม่มี ปา้ยเตอืน
36 HD2-FA-34-01 Pelletizing 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37 HD2-FA-35-01 Pelletizing 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FIRE HOSE BOX & NOZZLE

ปกต ิ ตู ้สีซีด ตูผุ้พัง ล้ม Picture จ ำนวน จ ำนวน Picture ปกตไิม่  สำยแตก สำยแตก Picture ปกต ิมี ไม่ Seal ยำง ไม่มี ฉีกขำด Picture ปกต ิเกลียว เกลียวฝืด เกลียวแตก Picture ไม่แตกหกั ปรับ-เปิด- แตกหกั Picture  ไม่เป่ือย ฉีก หลุดหำย  Seal  เป่ือย Picture ปกตก้ิำน หมุนฝืด ก้ำนหกั Picture
1 HD2-HB-01 Silo 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 HD2-HB-02 Silo 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3 HD2-HB-03 Cooling 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ท าการแจง้งาน ME แลว้
4 HD2-HB-04 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5 HD2-HB-05 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 HD2-HB-06 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 HD2-HB-07 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 HD2-HB-08 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9 HD2-HB-09 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 HD2-HB-10 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ไม่มีโซเ่หยยีบ
11 HD2-HB-11 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 HD2-HB-12 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

13 HD2-HB-13 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

14 HD2-HB-14 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FIRE NOZZLE SEAL ยำง FIRE NOZZLE วำลว์ปิด-เปิด หมำยเหตุHOSE BOX จ ำนวน อุปกรณ์ FIRE HOSE สภำพสำย FIRE HOSE SEAL ยำง FIRE HOSE เกลียวสำย FIRE NOZZLE สภำพหวัฉีดล ำดบั Tag No. บริเวณตดิตัง้ ชั้น HOSE BOX สภำพตู ้ 

หมำยเหตุล ำดบั Tag No. บริเวณตดิตัง้

สภำพอุปกรณ ์ภำยนอกป้ำยเตอืนค้อน/โซ่BRAEK GLASSต ำแหน่ง PULL DOWN STATIONFIRE STATION SHOW-ON

ชั้น



แบบฟอรม์ตรวจเช็คอปุกรณป์้องกนัอคัคีภยัและฉุกเฉิน HD2
วนัที ่…..1.….เดือน………กมุภาพนัธ.์..…  พ.ศ.  ………2567...…..   ถึงวนัที ่.......29.….เดือน………กมุภาพนัธ.์..…  พ.ศ.  ………2567...…..

FIRE HYDRANT

ปกติ สภาพตู ้ ไม่ผุ 
ประตูปิดสนิท ไม่มี
ส่ิงของกีดขวาง

ตู ้สีซดี เป็นสนิม
ตูผุ้พัง ล้ม มีส่ิงของกีด

ขวาง
Picture

จ านวน อุปกรณต์รงกับ
รายการ

จ านวน อุปกรณไ์ม่ตรง
กับรายการ

Picture
ปกติไม่แตกลายงา ไม่

ฉีกขาด
สายแตกลายงา ร่ัวซมึ สายแตก ฉีกขาด ร่ัวมาก Picture ปกติ มี ไม่ฉีกขาด Seal ยางเร่ิมแข็ง ไม่มี ฉีกขาด Picture

ปกติ เกลียวไม่ฝืด 
เกลียวไม่แตก

เกลียวฝืด เกลียวแตก Picture
ไม่แตกหัก  ปรับ-เปิด-

ปิดง่าย
ปรับ-เปิด-ปิดฝืด แตกหัก Picture

1 HD2-HD-01 Silo 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 HD2-HD-02 Silo 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ฝาตูช้  ารุด
3 HD2-HD-03 Cooling 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 HD2-HD-04 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5 HD2-HD-05 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ซอ่มแลว้ ok
6 HD2-HD-06 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 HD2-HD-07 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 HD2-HD-08 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ไมมี่ประแจเอฟ
9 HD2-HD-09 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 HD2-HD-10 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11 HD2-HD-11 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 HD2-HD-12 Distillation 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

13 HD2-HD-13 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

14 HD2-HD-14 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CO2 EXTINGUISHER

ปกติ ไม่บุบ ไม่บวม ไม่ สีซดี บุบ บวม เป็นสนิม ร่ัวช ารุด Picture ปกติไม่ขาด มีเสียบ ขาด หลุดหาย ไม่มี Picture ตะขอไม่หัก  ยกแขวน ตะขอใช้งานไม่ได้ อยู่ ตะขอใช้งานไม่ได้ ไม่ Picture ปกติ ไม่แตกลายงา ไม่  แตกลายงา ร่ัวซมึ แตก ฉีกขาด ร่ัวมาก Picture ปกติ พร้อมใช้งาน อุปกรณไ์ม่ครบ ใช้งาน Picture ปกติ น า้หนัก น า้หนัก <13.95 - >15.5 Picture ปกติ น า้หนักสารช่ังได้ น า้หนักสารช่ังได้ (ก.ก.) Picture
1 HD2-CO2-01 CCR 1 ✓ ✓ ✓ LINK ✓ ✓

2 HD2-CO2-02 CCR 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3 HD2-CO2-03 CCR 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 HD2-CO2-04 CCR 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5 HD2-CO2-05 CCR 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 HD2-CO2-06 CCR 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 HD2-CO2-07 CCR 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 HD2-CO2-08 CCR 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9 HD2-CO2-09 CCR 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 HD2-CO2-10 Pelletizing 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11 HD2-CO2-11 Pelletizing 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 HD2-CO2-12 Pelletizing 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

13 HD2-CO2-13 Pelletizing 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

14 HD2-CO2-14 Pelletizing 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

15 HD2-CO2-15 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

16 HD2-CO2-16 CCR 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FIRE SUITE

สวมไส่รัดแน่นปกติ  มีรอยร้าว ยาง ผ้าเร่ิม สวมใส่ไม่แน่น แตกหัก Picture ไม่ขาด มีแถบสะท้อน ผา้เป่ือย แถบแสงซดีจาง ผ้าขาด แถบเรืองแสง Picture ไม่เป่ือยยุย่ ไม่ฉีกขาด ผ้าเป่ือยยุย่  ฉีกขาด Picture LOCKได้ ไม่หลุดหาย LOCKได้บางจุด LOCKไม่ได้ Picture  ไม่ขาด  มีแถบเรืองแสง ผา้เป่ือย แถบเรืองแสง  ผา้ขาด  แถบเรืองแสง Picture ไม่ฉีกขาด พืน้ไม่แตก  ยางเป่ือย พืน้แตกร้าว ฉีกขาด พืน้หลุดร่อน Picture ครบคู่ ไม่ฉีกขาด หนัง / ผา้เป่ือย ไม่ครบคู่ ฉีกขาด Picture
1 HD2-FS-00 CCR 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 HD2-FS-01 CCR 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3 HD2-FS-02 CCR 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 HD2-FS-03 CCR 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5 HD2-FS-04 CCR 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 HD2-FS-05 CCR 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 HD2-FS-06 CCR 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 HD2-FS-07 CCR 1
9 HD2-FS-08 CCR 1

DELUGE AND DRY PIPE VALVE

ปกติ อุปกรณค์รบ ร่ัวซมึ อุปกรณห์าย แตกหัก Picture ปกติ  เป็นสนิม ร่ัว หลุด Picture อุปกรณค์รบ หลวม แตกหัก สูญหาย Picture  ฉีดน า้ออกทุกหัว ไม่ ฉีดน า้ออกทุกหัว น า้ ฉีดน า้ออกไม่ครบทุกหัว Picture
1 HD2-DV-01 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓

2 HD2-DV-02 Polymerization 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ล็อกกญุแจ
3 HD2-DV-03 Cooling 1 ✓ ✓ ✓ ✓

INERGEN

AUTO ไม่ TROUBLE มี ALARM ค้าง MODE AUTO ไม่ได้ Picture   จ่ายไฟ POWER ติด   ไฟ POWER ไม่ติด Picture ใช้งานปกติ ร้าว ช ารุด แตกพัง Picture อุปกรณค์รบ ไม่เสือม  เป็นสนิม ท่อบุบ อุปกรณถ์กูถอดออก Picture
1 HD2-IN-03 Pelletizing 1
2 HD2-IN-04 Pelletizing 3

เข็มชีแ้ถบเขียว เข็มชีน้อกแถบเขียว เข็มตกเหลือ 0 PSI Picture ใช้งานปกติ ร้าว ช ารุด ใช้งานไม่ได้ Picture POWER ON ไม่ O/L  บุบ บวม ไม่ท างาน O/L TRIP Picture อุปกรณค์รบ ไม่แตกหัก  หลวม คลอน สูญหาย ถกูถอดออก Picture อุปกรณค์รบทุกจุด  ร้าว สูญหาย แตกหัก อุดตัน Picture ปกติ  บุบ บวม เป็นสนิม ถงัร่ัว Picture
สภาพภายนอก CYLINDER หมายเหตุPRESSURE GAUGE CYLINDER……..……PSI EMERGENCY MANUAL BATTERY CHANRGER DETECTOR DISCHARGE NOZZLE

ล าดับ Tag No. บริเวณติดตัง้ ชัน้ CONTROL PANEL SYSTEM ไฟ POWER LOCAL MANUAL CYLINDER UNIT

สภาพท่อ หัวฉีด SPRAY สภาพทดสอบ หมายเหตุล าดับ Tag No. บริเวณติดตัง้ ชัน้ สภาพวาลว์

น า้หนักสาร หมายเหตุ

ล าดับ Tag No. บริเวณติดตัง้ ชัน้ หมวกดับเพลิง เสือ้ชัน้ด้านนอก เสือ้ชัน้ด้านใน ตะขอเสือ้ กางเกง รองเท้า ถุงมือ หมายเหตุ

สลัก และ Seal เคร่ืองดับเพลิง ที่แขวนเคร่ืองดับเพลิง สภาพสาย หัวฉีด สภาพโดยรวม น า้หนักของเคร่ืองดับเพลิงล าดับ Tag No. บริเวณติดตัง้ ชัน้ สภาพเคร่ืองดับเพลิง

ล าดับ Tag No. บริเวณติดตัง้ หมายเหตุ

ทดสอบระบบข้อต่อสายฝาครอบ ข้อต่อสายเกลียวและข้อต่อต่าง ๆท่อและหน้าแปลนสภาพวาลว์

ชัน้



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข-34 

นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง ESG ประจำป ี2567 
(Sustainable Development Policy)  

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด  
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ภาคผนวก ข-35  

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการดำเนินงาน 

ด้านความปลอดภัย 
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ภาคผนวก ข-36  

เอกสารการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) 
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ระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต  
(Process Safety Management: PSM) 
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