
โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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บทท่ี 3 

การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมของ โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี (ระยะด าเนินการ) บรษิัท เซน็ทรลั

พฒันา จ ากดั (มหาชน) ด าเนินการจดัจา้ง บรษิทั อะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซลัแตนท ์จ ากดั โดยท าการตรวจวดัคุณภาพ
น ้าเสยี คุณภาพน ้าส าหรบัหอผึง่เยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็ระบบปรบัอากาศ และคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป บรเิวณ
พืน้ทีโ่ครงการ ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน พ.ศ. 2567 

 

3.1 วตัถปุระสงค ์

1) เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมตามข้อก าหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมใน
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

2) เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน และน า ไปก าหนดเป็น
แนวทางในการวางแผนการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มของโครงการต่อไป  

3) เพื่อเป็นขอ้มลูเฝ้าระวงัผลกระทบต่อชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีงโครงการ  

 

3.2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

การด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ตามทีเ่สนอในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่  
ทส 1009/11093 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549  โดยมีวิธีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และส า รวจข้อมูล 
การด าเนินงานของโครงการในระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2567 สรุปไดด้งัตารางท่ี 3-1 

 

 



โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3-1  ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีตรวจวดั ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 
1. คณุภาพน ้า 

 
- น ้าเสยีที่ออกจากบ่อบ าบดัขัน้ต้น
ของโรงแรม 

 
- BOD 

 
- ทุก 1 เดอืน 

 
โครงการด าเนินการจัดจ้างบริษัท เอกชน 
ในการตรวจวัดคุณภาพน ้ าเสียของระบบ 
บ าบัดน ้าเสียของโครงการ เดือนละ 1 ครัง้ 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ แสดงผลการ 
ตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-4 และตารางท่ี 3-5 

 
- 

- น ้าเสยีที่ออกจากบ่อบ าบดัขัน้ต้น
ของสว่นสรรพสนิคา้ 

2. ระบบไฟฟ้าและ
ป้องกนัอคัคีภยั 

- ส่วนต่างๆ ภายในอาคารของ
โครงการ 

- ด าเนินการตรวจสอบอุปกรณ์
ทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิ ไดแ้ก่ 
 ถงัดบัเพลงิ 
 อุปกรณ์ตรวจจบัเพลงิไหม ้
 อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหม ้
 ตูอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ 
 แผงควบคุมระบบป้องกนั

อคัคภียั 
 ระบบระบายควนั 
 ระบบอดัอากาศบนัไดห้นีไฟ 
 ลฟิตด์บัเพลงิ 

- ปีละ 2 ครัง้ 
  (ทุก 6 เดอืน) 

โครงการจดัเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ให้ท างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

- 

 

 

 



โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีตรวจวดั ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 
2. ระบบไฟฟ้าและ
ป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ) 

 
 

 
- ตรวจสอบสภาพการใช้งาน
ของระบบเครื่องจกัรกล เครื่องมือ 
และระบบไฟฟ้า ไดแ้ก่ 
 ระบบป้องกนัฟ้าผ่า ระบบ

การต่อลงดนิ 
 ระบบป้องกันของระบบ

ไฟฟ้า ระบบป้องกนัไฟฟ้า
ลัดวงจร ระบบสายดิน 
ระบบป้องกนัไฟฟ้ากระชาก 

 ระบบไฟฟ้าส ารอง 
 ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน 
 แบตเตอรี่ส ารองส าหรับ

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 

 
- ปีละ 2 ครัง้ 
  (ทุก 6 เดอืน) 

 
โครงการไดม้กีารจดัท าแผนการซ่อมบ ารุงเชงิ
ป้องกัน (Preventive maintenance) ส าหรับ
ระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกล 

 
- 

 

 

 

 

 



โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2567 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีตรวจวดั ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

ระยะด าเนินการ 
3. ระบบปรบัอากาศและ
ระบบระบายอากาศ 

 
- สว่นต่างๆ ของโครงการ 

 
- ด าเนินการตรวจสอบอุปกรณ์
ที่ใช้ในระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ ไดแ้ก่ 
 แผ่นกรองฝุ่ นละออง 
 ระบบดักละอองน ้ ามัน

ของหอ้งครวั 
 ท่อระบายอากาศเสยี 
 แผงระบายความเย็น

ของเครื่องปรบัอากาศ 
 ฉนวนของท่อน้าเย็น 

หรอื ท่อน าอากาศเยน็ 
 ระบบปัม๊น ้าเยน็ และน ้า

หล่อเยน็ 

 
- ปีละ 2 ครัง้ 
  (ทุก 6 เดอืน) 

 
โครงการได้จัดท าแผนการซ่อมบ ารุงรักษา
ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
พร้อมทัง้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลเป็น
ประจ า เพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อ
ผูใ้ชบ้รกิารโรงแรมอยู่เสมอ 

 
- 

- ตรวจสอบคุณภาพน ้าส าหรบั
หอผึง่เยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็
ระบบปรบัอากาศ ไดแ้ก่ 
 คลอรนีอสิระตกคา้ง 
 เชือ้ลจีโิอเนลลา 

โครงการได้มีการตรวจสอบปริมาณความ
เขม้ขน้ของสารคลอรนีอสิระตกค้าง และเชื้อ 
ลจีโิอเนลลา ของคุณภาพน ้าส าหรบัหอผึง่เยน็
ของเครื่องท าน ้าเย็นของระบบปรับอากาศ
เป็นประจ า 

- 

 



โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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3.3 การวิเคราะหค์ณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

ด าเนินการวิธีการวิเคราะห์และการเก็บตัวอย่างตามวิธีที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานตามที่ราชการก าหนด และ
มาตรฐานสากลทีไ่ดร้บัการยอมรบักนัโดยทัว่ไป ซึง่มรีายละเอยีดดงัตารางท่ี 3-2 
 

ตารางท่ี 3-2 วธิกีารตรวจวดั และวเิคราะหค์ุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

คณุภาพน ้าเสีย 
ดชันีท่ีตรวจวดั การเกบ็ตวัอย่าง / วิเคราะหต์วัอยา่ง 

บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand; BOD)  5-Days BOD Test (5210 B), Membrane Electrode 
Method (4500-0 G) 

คณุภาพน ้าส าหรบัหอผึง่เยน็ของเครือ่งท าน ้าเยน็ระบบปรบัอากาศ 
คลอรนีอสิระตกคา้ง (Free Chlorine) DPD 
เชือ้ลจีโิอเนลลา (Legionella spp) APHA 9260 J. Legionella 

คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  Gravimetric Method 
ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5)  Gravimetric Method 
ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO)  Non-Dispersive Infrared Detection 

  



โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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3.4 ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ  

การด าเนินงานตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี (ระยะด าเนินการ) ของ
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2567 ไดก้ าหนดขอบเขตการด าเนินการตดิตาม
ตรวจสอบตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมทีไ่ดร้บัการเหน็ชอบแล้ว โดยโครงการได้ด าเนินการ
ตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม แสดงดงัตารางท่ี 3-3 ดงันี้ 

 



โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ระยะด าเนินการ 

ระยะด าเนินการ 

ระยะด าเนินการ 

ตารางท่ี 3-3  ขอบเขตและแผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มโครงการ โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี (ระยะด าเนินการ)  
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม  

พารามิเตอรท่ี์ท าการตรวจวดั  
ระยะเวลา/ 
ความถ่ี 

ช่วงเวลาท่ีท าการตรวจวดั (พ.ศ.2567)  
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ระยะด าเนินการ 
1. คณุภาพน ้าเสีย 
1.1 น ้าเสยีที่ออกจากบ่อบ าบดัขัน้ต้น
ของโรงแรม 
1.2 น ้าเสยีที่ออกจากบ่อบ าบดัขัน้ต้น
ของสว่นสรรพสนิคา้ 

 
 
- บโีอด ี(BOD) 
 

1 ครัง้/เดอืน 
       

2. คณุภาพน ้าส าหรบัหอผึง่เยน็ของ
เครือ่งท าน ้าเยน็ระบบปรบัอากาศ 

- คลอรนีอสิระตกคา้ง (Free Chlorine) 
- เชือ้ลจีโิอเนลลา (Legionella spp.) 

ปีละ 2 ครัง้ 
(ทุก 6 เดอืน) * * * * *  

3. คณุภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป 
- บรเิวณลาน SUNKEN (ดา้นฝัง่
ทะเล) 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM10) 
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) 
- ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) 

ปีละ 1 ครัง้ 
 

* * * * *  

 

 



โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 

Atom Environmental Consultant Ltd. 3 - 8 
 

3.5 ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าเสีย (Waste Water Quality) 

โครงการด าเนินการปฏิบตัิตามมาตรการฯ การตรวจวดัคุณภาพน ้าเสยี (Waste Water Quality) บริเวณพื้นที่ 
โครงการ จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ 1) น ้าเสยีทีอ่อกจากบ่อบ าบดัขัน้ตน้ของโรงแรม และ 2) น ้าเสยีทีอ่อกจากบ่อบ าบดัขัน้ตน้ของ
ส่วนสรรพสินค้า ดัชนีที่ตรวจวดั คือ ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ตรวจวดั 1 ครัง้/เดือน โดย 
ท าการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2567 สามารถแสดงรายละเอยีดผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-4 และ
ตารางท่ี 3-5 

เมื่อน าผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าเสยี (Waste Water Quality) เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่22 (พ.ศ. 2544) เรื่อง การก าหนดอตัราค่าบรกิารบ าบดัน ้าเสยีของระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมเมอืง
พัทยา ลงวันที่ 13 กันยายน 2544 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด แสดงรายละเอียดผล 
การตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-4 และตารางท่ี 3-5 

 

 ส าหรบัการเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าเสยี (Waste Water Quality)  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – 
มถุินายน 2567 พบว่า น ้าเสยีที่ออกจากบ่อบ าบดัขัน้ต้นของส่วนสรรพสนิค้าคุณภาพน ้าเสยีมคี่าเปลี่ยนแปลงไม่คงทีโ่ดย 
ในบางเดอืนค่าความสกปรกในรูปบโีอดใีนน ้าเสยีมคี่าสูงเกนิเกณฑ์ทีม่าตรฐานก าหนด แสดงรายละเอยีดผลการตรวจวดั 
ดงัตารางท่ี 3-6 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  



โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3-4  ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าเสยี (Waste Water Quality) บรเิวณจุดตรวจคุณภาพน ้าเสยีทีอ่อกจากบ่อบ าบดัขัน้ตน้ของโรงแรม โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี  
  ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2567 
 

ดชันีการตรวจวดั หน่วย 
ผลวิเคราะหบ์ริเวณจดุตรวจคณุภาพน ้าเสียท่ีออกจากบ่อบ าบดัขัน้ต้นของโรงแรม 

มาตรฐาน(1) วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง 
30/01/67 20/02/67 18/03/67 8/04/67 23/05/67 10/06/67 

Biochemical Oxygen Demand  mg/L 246 477 543 755 648 715 ≤1,000 

 หมายเหตุ : ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน ้าเสยี  
ท่ีมา :  (1)ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่22 (พ.ศ. 2544) เรื่อง การก าหนดอตัราค่าบรกิารบ าบดัน ้าเสยีของระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมเมืองพทัยา ลงวนัที ่13 กนัยายน 2544 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่118 ตอนที ่107ง 

วนัที ่30 ตุลาคม 2544 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าเสยี (Waste Water Quality) บรเิวณจุดตรวจคุณภาพน ้าเสยีทีอ่อกจากบ่อบ าบดัขัน้ตน้ของสว่นสรรพสนิคา้ โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี  
  ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2567 
 

ดชันีการตรวจวดั หน่วย 
ผลวิเคราะหบ์ริเวณจดุตรวจคณุภาพน ้าเสียท่ีออกจากบ่อบ าบดัขัน้ต้นของส่วนสรรพสินค้า 

มาตรฐาน(1) วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง 
30/01/67 20/02/67 18/03/67 8/04/67 23/05/67 10/06/67 

Biochemical Oxygen Demand  mg/L 940 859 788 842 762 649 ≤1,000 

หมายเหตุ : ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน ้าเสยี  
ท่ีมา :  (1)ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่22 (พ.ศ. 2544) เรื่อง การก าหนดอตัราค่าบรกิารบ าบดัน ้าเสยีของระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมเมืองพทัยา ลงวนัที ่13 กนัยายน 2544 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่118 ตอนที ่107ง 

วนัที ่30 ตุลาคม 2544 
 

 

 

 

 

 



โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3-6 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าเสยี (Waste Water Quality) โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี  
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – มถุินายน 2567 
 

ดชันีการตรวจวดั หน่วย 
วนัท่ีเกบ็
ตวัอยา่ง 

บริเวณจดุตรวจคณุภาพน ้าเสีย 

น ้าเสียท่ีออกจาก 
บ่อบ าบดัขัน้ต้นของ

โรงแรม 

น ้าเสียท่ีออกจาก 
บ่อบ าบดัขัน้ต้นของ
ส่วนสรรพสินค้า 

Biochemical Oxygen Demand  mg/L 20/01/65 50 838 
  15/02/65 70 693 
  9/03/65 73 992 
  5/04/65 61 966 
  4/05/65 383 1,419* 
  8/06/65 261 596 
  9/07/65 262 301 
  3/08/65 277 1,209* 
  5/09/65 446 771 
  3/10/65 277 819 
  10/11/65 424 888 
  2/12/65 224 894 
  30/01/66 246 742 
  14/02/66 377 810 
  15/03/66 418 763 
  20/04/66 315 927 
  16/05/66 388 915 
  13/06/66 421 822 
  7/07/66 519 755 
  15/08/66 605 822 
  11/09/66 762 905 
  10/10/66 815 792 
  14/11/66 925 882 
  18/12/66 811 749 

มาตรฐาน(1) ≤1,000 

หมายเหตุ : ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน ้าเสยี  

  * มคี่าเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
ท่ีมา : (1)ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ 22 (พ.ศ. 2544) เรื่อง การก าหนดอตัราค่าบรกิารบ าบดัน ้าเสยีของระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมเมอืงพทัยา  

ลงวนัที ่13 กนัยายน 2544 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่118 ตอนที ่107ง วนัที ่30 ตุลาคม 2544 

 

 



โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3-6 (ต่อ) เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าเสยี (Waste Water Quality) โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี  
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – มถุินายน 2567 
 

ดชันีการตรวจวดั หน่วย 
วนัท่ีเกบ็
ตวัอยา่ง 

บริเวณจดุตรวจคณุภาพน ้าเสีย 

น ้าเสียท่ีออกจาก 
บ่อบ าบดัขัน้ต้นของ

โรงแรม 

น ้าเสียท่ีออกจาก 
บ่อบ าบดัขัน้ต้นของ
ส่วนสรรพสินค้า 

Biochemical Oxygen Demand  mg/L 30/01/67 246 940 
  20/02/67 477 859 
  18/03/67 543 788 
  8/04/67 755 842 
  23/05/67 648 762 
  10/06/67 715 649 

มาตรฐาน(1) ≤1,000 

หมายเหตุ : ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน ้าเสยี  

  * มคี่าเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
ท่ีมา : (1)ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ 22 (พ.ศ. 2544) เรื่อง การก าหนดอตัราค่าบรกิารบ าบดัน ้าเสยีของระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมเมื องพทัยา  

ลงวนัที ่13 กนัยายน 2544 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่118 ตอนที ่107ง วนัที ่30 ตุลาคม 2544 

 
3.6 ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าส าหรบัหอผึง่เยน็ (Cooling Tower Water Quality) 

โครงการด าเนินการปฏบิตัติามมาตรการฯ การตรวจวดัคุณภาพน ้าส าหรบัหอผึง่เยน็ (Cooling Tower Water Quality) 
ของเครื่องท าน ้ าเย็นระบบปรับอากาศ ดัชนีที่ตรวจวัด คือ คลอรีนอิสระตกค้าง (Free Chlorine) และเชื้อลีจิโอเนลลา 
(Legionella spp.) ตรวจวดั ปีละ 2 ครัง้ (ทุก 6 เดอืน) โดยท าการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2567 สามารถ
แสดงรายละเอยีดผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-7  

เมื่อน าผลการตรวจวัดคุณภาพน ้ าส าหรับหอผึ่งเย็น (Cooling Tower Water Quality) เปรียบเทียบกับประกาศ 
กรมอนามยั เรื่อง ขอ้ปฏบิตักิารควบคุมเชือ้ลจีโิอเนลลาในหอผึง่เยน็ของอาคารในประเทศไทย พบว่า ทุกดชันีการตรวจวดัมคี่าอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานก าหนด แสดงรายละเอยีดผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-7 

 

 ส าหรบัการเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าส าหรบัหอผึง่เยน็ (Cooling Tower Water Quality) ระหว่างเดอืน
มกราคม 2565 – มถุินายน 2567 พบว่า บางเดอืนมีปรมิาณคลอรนีอสิระตกคา้ง (Free Chlorine) ต ่ากว่าเกณฑ์ทีม่าตรฐาน
ก าหนด ดงันัน้ทางโครงการควรตรวจสอบเฝ้าระวงัและตดิตามผลของระบบหอผึง่เยน็อย่างต่อเนื่องและควบคุมใหม้คี่าเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ ส าหรบัเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella spp.) ผลคือ ไม่พบเชื้อ แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัด 
ดงัตารางท่ี 3-8 

 
 



โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3-7 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าส าหรบัหอผึง่เยน็ (Cooling Tower Water Quality) ของเครื่องท าน ้าเยน็ระบบ
ปรบัอากาศ โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2567 

ดชันีการตรวจวดั หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ณุภาพน ้าส าหรบัหอผึง่เยน็ 
ของเครือ่งท าน ้าเยน็ระบบปรบัอากาศ 

มาตรฐาน(1) 
วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

10/06/67 
คลอรนีอสิระตกคา้ง (Free Chlorine) mg/L 1.0 ไม่น้อยกว่า 1.0 
เชือ้ลจีโิอเนลลา (Legionella spp.) CFU/L ตรวจไม่พบ ตอ้งไมพ่บ 

หมายเหตุ : ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน ้าส าหรบัหอผึง่เยน็ 

ท่ีมา : (1)ประกาศกรมอนามยั เรื่อง ขอ้ปฏบิตักิารควบคุมเชือ้ลจีโิอเนลลาในหอผึง่เยน็ของอาคารในประเทศไทย 

 
ตารางท่ี 3-8 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าส าหรบัหอผึง่เยน็ (Cooling Tower Water Quality) ของเครื่องท า 

น ้าเยน็ระบบปรบัอากาศ โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – มถุินายน 2567 

ดชันีการตรวจวดั หน่วย 
วนัท่ีเกบ็
ตวัอยา่ง 

คณุภาพน ้าส าหรบัหอผึง่เยน็ของ
เครือ่งท าน ้าเยน็ระบบปรบัอากาศ 

มาตรฐาน(1) 

คลอรนีอสิระตกคา้ง  mg/L 06/65 <0.02* ไม่น้อยกว่า 1.0 
(Free Chlorine)  12/65 0.03*  
  05/66 1.0  
  12/66 1.2  
  06/67 1.0  
เชือ้ลจีโิอเนลลา (Legionella spp.) CFU/L 06/65 Not detected ตอ้งไมพ่บ 
  12/65 Not detected  
  05/66 Not detected  
  12/66 Not detected  
  06/67 Not detected  

หมายเหตุ : ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน ้าส าหรบัหอผึง่เยน็ 
  * มคี่าต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานก าหนด 
ท่ีมา : (1)ประกาศกรมอนามยั เรื่อง ขอ้ปฏบิตักิารควบคุมเชือ้ลจีโิอเนลลาในหอผึง่เยน็ของอาคารในประเทศไทย 
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3.7 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (Ambient Air Quality) 

โครงการด าเนินการปฏิบตัิตามมาตรการฯ การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (Ambient Air 
Quality) จ านวน 1 จุด คอื บรเิวณลาน SUNKEN (ดา้นฝัง่ทะเล) ดชันีทีต่รวจวดั ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM10), ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5) และก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) ตรวจวดั ปีละ 1 ครัง้ โดยท าการ
เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2567  

เมื่อน าผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (Ambient Air Quality) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตฉิบบัที ่24 (พ.ศ.2547) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ลงวนัที่ 9 สงิหาคม 2547 และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 
ไมครอน (PM2.5) เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ลงวนัที่ 23 มถุินายน 2565 ส าหรบัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) เปรียบเทียบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความใน
พระราชบญัญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทัว่ไป ลงวนัที่ 17 เมษายน 2538 พบว่า ทุกดชันีการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด แสดง
รายละเอยีดผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-9 
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ตารางท่ี 3-9 ผลการตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10), ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5) และก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO)  
ของโครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2567 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการตรวจวดั 

ปริมาณฝุ่ นละอองขนาด 
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

ปริมาณฝุ่ นละอองขนาด 
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

ปริมาณกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์
(CO) 

- บรเิวณลาน SUNKEN (ดา้นฝัง่ทะเล) 10-11/06/2567 0.035 19.5 0.71 
มาตรฐาน ≤0.120(1) ≤50(2) ≤30(3) 

หน่วย มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร สว่นในลา้นสว่น (ppm) 

ท่ีมา : (1)ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตฉิบบัที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ลงวนัที่ 9 สงิหาคม 2547 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่มที่ 121 ตอนพเิศษ 104ง  
วนัที ่22 กนัยายน 2547 

 (2)ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ลงวนัที่ 23 มิถุนา ยน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139  
ตอนพเิศษ 163ง วนัที ่8 กรกฎาคม 2565 
(3)ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ว่ไป  
ลงวนัที ่17 เมษายน 2538 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนพเิศษ 42ง วนัที ่25 พฤษภาคม 2538 
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กราฟท่ี 3-1 แสดงผลการวเิคราะหบ์โีอด ี(BOD) บรเิวณจุดตรวจคุณภาพน ้าเสยี 

ของโครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – มถุินายน 2567 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Biological Oxygen Demand 
โครงการ เซน็ทรลัเฟสติวลั พทัยา บีช
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โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
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กราฟท่ี 3-2 แสดงผลการวเิคราะหค์ลอรนีอสิระตกคา้ง (Free Chlorine) บรเิวณหอผึง่เยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็ 

ระบบปรบัอากาศของโครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 - มถุินายน 2567 

 

 
กราฟท่ี 3-3 แสดงผลการวเิคราะหเ์ชือ้ลจีโิอเนลลา (Legionella spp.) บรเิวณหอผึง่เยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็ 

ระบบปรบัอากาศของโครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 - มถุินายน 2567 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Free Chlorine
โครงการ เซน็ทรลัเฟสติวลั พทัยา บีช
มกราคม 2565   มิถนุายน     

คุณภาพน ้าส าหรบัหอผึง่เยน็
ของเครื่องท าน ้าเยน็ระบบปรบัอากาศ

มาตรฐาน คลอรนีอสิระตกคา้ง  Free Chlorine) = 0.1
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่า Legionella spp.
โครงการ เซน็ทรลัเฟสติวลั พทัยา บีช
มกราคม 2565   มิถนุายน     

คุณภาพน ้าส าหรบัหอผึง่เยน็
ของเครื่องท าน ้าเยน็ระบบปรบัอากาศ

มาตรฐาน เชือ้ลจีโิอเนลลา  Legionella spp.) = ตอ้งไม่พบ
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โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
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กราฟท่ี 3-4 แสดงผลการวเิคราะหฝ์ุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) บรเิวณลาน SUNKEN (ดา้นฝัง่ทะเล) 

ระบบปรบัอากาศของโครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2567 

 

 
กราฟท่ี 3-5 แสดงผลการวเิคราะหฝ์ุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5) บรเิวณลาน SUNKEN (ดา้นฝัง่ทะเล) 

ระบบปรบัอากาศของโครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2567 
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มาตรฐาน ฝุ่ นละอองขนาด ไม่เกนิ     ไมครอน  PM2.5) = 50

เดอืน

ฝุ่น
ละ
ออ

งข
นา

ดไ
ม่เ
กนิ

 2
.5 
ไม
คร
อน

  P
M 2

.5)
(ม
ลิล

กิร
มัต่

อล
กูบ

าศ
กเ์
มต

ร)



โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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กราฟท่ี 3-6 แสดงผลการวเิคราะหก์๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) บรเิวณลาน SUNKEN (ดา้นฝัง่ทะเล) 

ระบบปรบัอากาศของโครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน 2567 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัค่ากา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์ CO)  
โครงการ เซน็ทรลัเฟสติวลั พทัยา บีช

มกราคม   มิถนุายน     

ปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ CO) บรเิวณลาน SUNKEN (ดา้นฝัง่ทะเล 

มาตรฐาน ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ CO) = 30
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โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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บรเิวณจุดตรวจคุณภาพน ้าเสยีทีอ่อกจาก 
บ่อบ าบดัขัน้ตน้ของโรงแรม 

บรเิวณจุดตรวจคุณภาพน ้าเสยีทีอ่อกจาก 
บ่อบ าบดัขัน้ตน้ของสว่นสรรพสนิคา้ 

รปูท่ี 3-1 จดุตรวจวดัคณุภาพน ้าเสีย (Waste Water Quality) 
ของโครงการ เซน็ทรลัเฟสติวลั พทัยา บีช  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถนุายน 2567  

 

 
 
 
 
 

บรเิวณจุดตรวจคุณภาพน ้าส าหรบัหอผึง่เยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็ระบบปรบัอากาศ 

รปูท่ี 3-2 จดุตรวจวดัคณุภาพน ้าส าหรบัหอผึง่เยน็ (Cooling Tower Water Quality)  
ของโครงการ เซน็ทรลัเฟสติวลั พทัยา บีช  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถนุายน 2567  

 

 

 



โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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บรเิวณลาน SUNKEN (ดา้นฝัง่ทะเล) 

รปูท่ี 3-2 จดุตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (Ambient Air Quality)  
ของโครงการ เซน็ทรลัเฟสติวลั พทัยา บีช  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถนุายน 2567  

 

 

 




