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รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม โครงการ โลลิโก ้รีสอร์ท หวัหิน (Loligo Resort Hua Hin) 
ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2567 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 
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โครงการ โลลิโก ้รีสอร์ท หัวหิน (Loligo Resort Hua Hin) ไดด้าํเนินการจดัทาํรายงานการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม ในช่วงเวลาดาํเนินกิจการตามที�ไดเ้สนอไวใ้นรายงานผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม

เบืDองตน้ (IEE) ที�ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการฯ ให้ปฏิบติัตามเงื�อนไขมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มตามที�เสนอไว ้ตามแนวทางในหนงัสือที� ทส 10009/8795 ลงวนัที� 1 ตุลาคม 2549 

ของสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม โครงการดาํเนินการปฏิบติัตามมาตรการ

ระหวา่งเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน S>TU  ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ประกอบดว้ย 1) ทรัพยากรสิ�งแวดลอ้ม

ทางกายภาพ 2) ทรัพยากรสิ�งแวดลอ้มทางชีวภาพ 3) คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

จากการตรวจสอบผลการปฏิบติังาน พบว่า ส่วนใหญ่โครงการปฏิบติัตามเงื�อนไขมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ�งแวดลอ้มตามที�เสนอไวไ้ดค้รบถว้น 

นอกจากนีD ทางโครงการไดท้าํการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํD าทิDงหลงับาํบดัในเดือนมกราคม – เดือน

มิถุนายน S>TU  คุณภาพนํD าทิDงหลงับาํบดัที�ไดท้าํการตรวจวเิคราะห์ ไดแ้สดงผลไวใ้นบทที� 4  

�.� การตรวจสอบคุณภาพระบบบําบัดนํ#าเสีย  

ทางโครงการไดท้าํการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํD าทิDงหลงับาํบดัในเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน S>TU  

พบวา่คุณภาพนํD าทิDงหลงับาํบดัที�ไดท้าํการตรวจวเิคราะห์ และไดป้รับปรุงคุณภาพนํD าทิDงหลงับาํบดัให้เป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐาน  ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ�งแวดลอ้ม เรื�องกาํหนดมาตรฐานควบคุม

การระบายนํD าทิDงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด(อาคารประเภท ค) ลงวนัที�  U  พฤศจิกายน  S>\]  และ 

มาตรฐานคุณภาพนํDาประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคาํแนะนาํขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ปี 2011 

�.% ข้อเสนอแนะเพิ�มเตมิ 

ทางโครงการควรจดัใหมี้การตรวจสอบการทาํงานของระบบบาํบดันํD าเสียทุกๆ เดือนให้มีประสิทธิภาพดี
อยูเ่สมอ และควรตรวจสอบกากตะกอน หากมีปริมาณตะกอนมาก ทางโครงการจะตอ้งประสานงานกบัทางเทศบาล
เมืองหวัหิน ใหด้าํเนินการสูบตะกอนในระบบบาํบดันํD าเสียไปกาํจดัตามความเหมาะสม 

 


