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บทที่ 3 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) 
(ระยะดำเนินการ) ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งและน้ำสระว่ายน้ำ 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

3.1  วัตถุประสงค์ 

 1)  เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 2)  เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และนำไปกำหนดเป็น
แนวทางในการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป 

 3)  เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ 

 3.2  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่  ทส.
1009.5/8824  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 โดยมีวิธีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และสำรวจข้อมูลการดำเนินงาน
ของโครงการในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 สรุปได้ดังตารางที่ 3-1 
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(ระยะดำเนินการ)                                                                                                            ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ) 
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
1.คุณภาพอากาศ       
1.1 ฝุ่นละออง 1) ถนนภายในพ้ืนท่ี

โครงการ 
- ความสะอาด - ทุกวันตลอดระยะเวลา

เปิดดำเนินการ 
ทางโครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านแต่ละ
อาคารเป็นผู้ดูแลความสะอาดและรวบการ
เก็บขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกๆวัน 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 34) 

 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียง
พื้นที่โครงการ 

- ค ว า ม เ สี ย ห า ย /
ผ ล ก ระ ท บ  ห รื อ เรื่ อ ง
ร้อ งเรี ยนจากผู้ ที่ ได้ รับ
ผลกระทบ 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
ความคิดเห็นและกรณีเรื่องร้องทุกข์ ตลอด
ระยะเวลา ไม่พบกรณีเรื่องร้องทุกแต่อย่าง
ใด 

- - 

 



โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)    รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                            ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 
แลการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
1.คุณภาพอากาศ       
1.2 มลพิษทางอากาศ 1) ถนนภ าย ในพื้ นที่

โครงการ 
- ความสะอาด - ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด

ดำเนินการ 
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 34) 
2) พื้นที่สี เขียวภายใน
โครงการ  

- ความสมบูรณ์ของพันธ์
ไม้แต่ละชนิด 

- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

ทางโครงการได้มีการจัดทำพื้นที่สีเขียว
บริเวณรอบๆโครงการ โดยเลือกลักษณะ
พันต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ 
ซึ่ งขณะปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ 
พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจำนวนของ
ต้น ไม้ และพื ชพันธุ์  พอเพียงต่อพื้ นที่
โครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 2) 

3) ป้ายและสัญลักษณ์
ต่างๆ อาทิเช่น ป้ายห้าม
ติ ด เค รื่ อ งย น ต์  ป้ า ย
จำกัดความเร็ว 

- สภาพดีมองเห็นชัดเจน 
และไม่ลบเลือน 

- เดื อนละ 1  ค รั้ งตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์
จราจรต่างๆเช่น ป้ายจำกัดความเร็ว จุด
จอดรถ และการทำสันนูน ชะลอความเร็ว
ตามมาตรการกำหนดฯ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 3,7,8) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 
แลการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
1.คุณภาพอากาศ       
1.2 มลพิษทางอากาศ 
(ต่อ) 

4) ผู้พักอาศัยข้างเคียง
พื้นที่โครงการ 

- ค ว า ม เ สี ย ห า ย /
ผ ล ก ระ ท บ  ห รื อ เรื่ อ ง
ร้อ งเรี ยนจากผู้ ที่ ได้ รับ
ผลกระทบ 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
ความคิดเห็นและกรณีเรื่องร้องทุกข์ ตลอด
ระยะเวลา ไม่พบกรณีเรื่องร้องทุกแต่อย่าง
ใด 

- - 



โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)    รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                            ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
2. เสียง       
 1) ภายในพื้นที่โครงการ 

 - ป้ ายและสัญลักษณ์
ต่างๆ อาทิเช่น ป้ายห้าม
ติดเครื่องยนต์ ป้ายจำกัด
ความเร็ว 

- สภาพดีมองเห็นชัดเจน 
และไม่ลบเลือน 

- เดื อนละ 1 ครั้ งตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์
จราจรต่างๆเช่น ป้ายจำกัดความเร็ว จุด
จอดรถ และการทำสันนูน ชะลอความเร็ว
ตามมาตรการกำหนดฯ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 3,7,8) 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคียง
พื้นที่โครงการ 

- ค ว า ม เ สี ย ห า ย /
ผ ล ก ระ ท บ  ห รื อ เรื่ อ ง
ร้อ งเรี ยนจากผู้ ที่ ได้ รับ
ผลกระทบ 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
ความคิดเห็นและกรณีเรื่องร้องทุกข์ ตลอด
ระยะเวลา ไม่พบกรณีเรื่องร้องทุกแต่อย่าง
ใด 

- - 



โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)    รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                            ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)                ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
3. น้ำใช้ - เส้นท่อประปา - การแตกหรือรั่วซึมของ

ท่อประปา 
เดือนละ 1 ครั้ง ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีค่อย

ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายในพื้นที่โครงการ หากเกิดการรั่วซึม 
ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขให้โดย
ทันท ี

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 38) 

- ถังเก็บน้ำใช้ - ความสะอาด - ปีละ 2 ครั้ง (6เดือน/ครั้ง)
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า เปิ ด 
ดำเนินการ 
 
 

ปัจจุบันทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าทีผู่้มี
ประสบการณ์ คอยดูแล และตรวจสอบ น้ำ
ใช้ ตลอดจนการเก็บน้ำสำรอง ล้างถังน้ำ
สำรอง ตามมาตรการกำหนด 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 24) 

- วาล์วควบคุมการจ่าย
น้ำ 

- การปิดวาล์วในช่วงเวลา 
07.00 – 10.00 น. และ
ช่วงเวลา 19.30 – 21.00 
น. 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 



โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)    รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                            ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)                ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
4. สระว่ายน้ำ       
4.1 โครงสร้างสระว่าย
น้ำ 

- พื้นสระว่ายน้ำ - ความสะอาด - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 43) 

- อุปกรณ์ ไฟฟ้าบริเวณ
สระว่ายน้ำ 

- สภาพพร้อมใช้งานไม่
ชำรุด 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 42) 

4.2 อุบัติเหตุจากการ
จมน้ำ 

- ขอบสระและทางเดิน
บริเวณสระว่ายน้ำ 

- ไม่มีน้ำขัง - ต ล อ ด ระย ะ เวล า เปิ ด
ดำเนินการสระว่ายน้ำ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 43) 

- ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติ
สำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ 

- สภาพดีไม่ลบเลือน - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 46) 

- อุปกรณ์ประจำสระว่าย
น้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วง
ชูชีพ โฟมช่วยชีวิต 

- สภาพพร้อมใช้งานไม่
ชำรุด 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 32) 

 



โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)    รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                            ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)                ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
4. สระว่ายน้ำ       
4.3 คุณภาพสระว่าย
น้ำ 

- สระว่ายน้ำ บริเวณส่วน
ลึก และส่วนตื้น บริเวณ
ละ 1 จุด 
 

- pH  
- Residual Chlorine 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

ทางโค รงก ารได้ ท ำก ารต รวจวัด  pH 
,Residual Chlorine ทุ ก วั น ข้ อ มู ล ก าร
ตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำ
สระว่ายน้ำ 

- ภาคผนวก ง 

- Coliform Bacteria 
- จุลินทรีย์กลุม่ที่ทำให้เกิด
โรค(ได้แก่ 
Staphyococus aureus 
และ Pseudomonas 
aeruginosa) 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

โครงการดำเนินการจัดจ้างบริษัท เอส.พี.
เจ .ไซแอนติฟิค  จำกัด  ในการตรวจวัด
คุณ ภาพน้ ำสระว่ายน้ ำ  แสดงผลการ
ตรวจวัดดังตารางที่ 3-6 ถึงตารางที่ 3-7 

- ภาคผนวก ง 

- ระบบกรองน้ำสระว่าย
น้ำ 

- สภาพดีไม่ชำรุด - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

- ความสะอาดของสระ
ว่ายน้ำ 

- ไม่มีตะกอน ตะไคร่น้ำ 
และเศษผง 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 45) 



โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)    รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                            ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)                ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
5. คุณภาพน้ำ ตรวจวัด 1 สถานี คือ 

1) น้ำทิ้งก่อนบำบัดน้ำ
เสีย  
2) น้ำทิ้งหลังการบำบัด 
 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solide 
- Total Dissolved 
Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Oil and Grease 
- Total Coliform 
Bacteria 
- Fecal Coliform 
Bacteria 

- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีมาตรฐาน 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

โครงการดำเนินการจัดจ้างบริษัท เอส.พี.
เจ .ไซแอนติฟิค  จำกัด ในการตรวจวัด
คุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียของ
โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ แสดงผลการตรวจวัดดังตาราง
ที่ 3-4 ถึงตารางที่ 3-5 

- ภาคผนวก ง 



โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)    รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                            ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)                ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
5. คุณภาพน้ำ (ต่อ) การทำงานของระบบน้ำ

เสีย 
1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้ า
ของระบบบำบัดน้ำเสีย 
(หน่วย) 
2. ป ริม าณ น้ ำใช้ ในทุ ก
กิจกรรมของแหล่งกำเนิด
มลพิษ (ลูกบาศก์เมตร) 

- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 9) 



โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)    รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                            ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)                ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
5. คุณภาพน้ำ(ต่อ) การทำงานของระบบน้ำ

เสีย(ต่อ) 
3. ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่
ร ะ บ บ บ ำ บั ด น้ ำ เ สี ย
(ลูกบาศก์เมตร) 
4. การระบายน้ำทิ้งจาก
ร ะ บ บ บ ำ บั ด น้ ำ เ สี ย 
(ระบาย/ไม่ระบาย) 
5. ปริมาณสารเคมีหรือ
สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ช่ือ/
ป ริ ม า ณ )  (ลิ ต ร ห รื อ
กิโลกรัม) 
6.การทำงานของระบบ
บ ำ บั ด น้ ำ เสี ย (ป ก ติ /
ผิดปกติ) 
7.การทำงานของเครื่องสูบ
น้ำ(ปกติ/ผิดปกติ) 
8.การทำงานของเครื่อง
เติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ) 

- เก็บสถิติและข้อมูลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสี ย ทุ ก วั น แ ล ะ บั น ทึ ก
รายละเอียดเก็บไว้ภายใน
พื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 
2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บ
สถิติข้อมู ลนั้ นและจัดทำ
รายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่
ละเดือน และเสนอรายงาน
ต่ อ เจ้ าพ นั ก งาน ท้ อ งถิ่ น 
(สำนักงานเขตคลองสาน) 
ภายในวันที่  15 ของเดือน
ถัดไป 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 9) 



โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)    รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                            ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)                ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
5. คุณภาพน้ำ(ต่อ) การทำงานของระบบน้ำ

เสีย(ต่อ) 
9.การทำงานของเครื่อง
กวนผสมน้ำเสีย (ปกติ /
ผิดปกติ) 
10. การทำงานของเครื่อง
กวนผสมสารเคมี (ปกติ/
ผิดปกติ) 
11 . เค รื่ อ งสู บ ตะกอน 
(ปกติ/ผิดปกติ) 
12.อื่นๆ  (ระบุ ) (ปกติ /
ผิดปกติ) 
1 3 .ป ริ ม า ณ ต ะ ก อ น
ส่ วน เกิ น ที่ เกิ ด ขึ้ น จ าก
ระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไป
กำจัด(ลูกบาศก์เมตร) 
14. ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข 

- เก็บสถิติและข้อมูลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสี ย ทุ ก วั น แ ล ะ บั น ทึ ก
รายละเอียดเก็บไว้ภายใน
พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร เ ป็ น
ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่
วันท่ีมีการเก็บสถิติข้อมูลนั้น
และจัดทำรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสียในแต่ละเดือน และ
เส น อ ร า ย ง า น ต่ อ เจ้ า
พนักงานท้องถิ่น (สำนักงาน
เขตบางพลัด) ภายในวันที่ 
15 ของเดือนถัดไป 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 9) 



โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)    รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                            ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
6. การระบายน้ำ - บ่ อ พั ก น้ ำ ภ า ย ใ น

โครงการและท่อระบาย
น้ำภายในโครงการ 

- การสะสมของตะกอนดิน
ในบ่อพัก และท่อระบาย
น้ำ 

- เดื อนละ 1 ครั้ ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ช3 
 

- เครื่องสูบน้ำภายในบ่อ
พักน้ำสุดท้าย 

- สภาพพร้อมใช้ 
- อายุการใช้งาน 

- 3  เดื อ น /  ค รั้ ง ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

7. มูลฝอย - บ ริ เวณ ที่ ตั้ งมู ล ฝอย 
ห้ อ งพั ก ข ย ะ มู ล ฝ อ ย
ประจำช้ันแต่ละอาคาร 
และห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการ 

- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 

ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

โครงการดำเนินการเลือกใช้ถุงดำเป็น
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไว้ตามจุดต่างๆ
ภายในพ้ืนที่โครงการ และรวบรวมทุกครั้ง
เมื่อมูลฝอยเต็ม เพื่อให้รถของสำนักงาน
เขตบางรักมารับไปกำจัดในขั้นตอนต่อไป 
ตลอดจนให้คนงานทำความสะอาดบริเวณ
ที่รองรับมูลฝอย เพื่อป้องกันกลิ่นและการ
รบกวนของสัตว์พาหะนำโรค 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 12,13) 
ภาคผนวก ช2 

 



โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)    รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                            ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)                ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
7. มูลฝอย (ต่อ) - ผู้ พั กอาศั ยข้ างเคี ย ง

พื้นที่โครงการ 
- กลิ่น และทัศนียภาพ ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด

ดำเนินการ 
ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
ความคิดเห็นและกรณีเรื่องร้องทุกข์ ตลอด
ระยะเวลา ไม่พบกรณีเรื่องร้องทุกแต่อย่าง
ใด 

- - 



โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)    รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                            ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)                ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ        
8. ระบบไฟฟ้า 1 ) ห ม้ อ แ ป ล ง ไฟ ฟ้ า 

- ป้ายเตือนระวังอันตราย 
- ส ภ าพ ดี ม อ ง เห็ น ได้
ชัดเจนไม่ลบเลือน 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ร ะ บ บ ไฟ ฟ้ า ให้ ท ำ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 4) 

-บริ เวณ โดยรอบ หม้ อ
แปลงไฟฟ้า 

- มีสภาพโล่ง ไม่มีสิ่งกีด
ขวาง/กิ่งไม้ล้ำ 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

2) อุปกรณ์ไฟฟ้า - สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 

- 3  เดื อ น /  ค รั้ ง ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

9. การอนุรักษ์
พลังงาน 

- ร ะ บ บ ไฟ ฟ้ า ส ำ รอ ง
ส่วนกลาง 
- ร ะ บ บ ป รั บ อ า ก า ศ
ส่วนกลาง 
- เครื่ อ งจั กร  อุ ปกรณ์
ต่างๆ เช่นลิฟต์ เครื่องสูบ
น้ำ เป็นต้น 

- เค รื่ อ ง ห ม า ย แ ส ด ง
ประสิทธิภาพ ประหยัด
พ ลั ง ง าน ที่ ร ะ บุ ม ากั บ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
- อ า ยุ ก า ร ใ ช้ ง าน ข อ ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า  

- เดือนละ 1 ครั้ ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

- จุดติดประกาศและป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

- ส ภ าพ ดี  ม อ งเห็ น ได้
ชัดเจนไม่ลบเลือน 

- เดือนละ 1 ครั้ ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 49) 
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(ระยะดำเนินการ)                                                                                                            ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ (ต่อ)       
10. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 

1 . อุ ป ก รณ์ ใน ร ะ บ บ
ป้ องกั นและสัญ ญ าณ
เตือนอัคคภีัย 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
 

- 3 เดือน / ครั้ง ทางโครงการได้จัดทำระบบป้องกันและ
เตือนอัคคีภัย ตามบริเวณจุดต่างๆทั้ ง
ภ ายในและภายนอกอาคาร ทั้ งนี้ จั ด
เจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบระบบป้องกัน
อัคคีภัยเป็นประจำทุกๆ 3 เดือน หากพบ
การชำรุดของอุปกรณ์ทางโครงการจะแก้ไข
ซ่อมแซ่มโดยทันท ี

- 
 

ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 18) 

2 . ร ะ บ บ จ่ า ย ไฟ ฟ้ า
สำรอง 

- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่
ตลอดเวลา และมีสภาพ
พร้อมใช้ 

- 3 เดือน / ครั้ง 

3. ป้ายและเครื่องหมาย
แสดงการหนี ไฟ  และ
แผนผังเส้นทางการหนีไฟ 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจน
และไม่ลบเลือน 

- 3 เดือน / ครั้ง 



โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)    รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                            ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 
แลการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ (ต่อ)       
10. ระบบป้องกันอัคคีภัย
(ต่อ) 

4. อุปกรณ์ดับเพลิง      

- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้ว
ได้ 

- ส ภ า พ พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น 
- อายุการใช้งาน 

- 3 เดือน / ครั้ง ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าห น้าที่
โครงการเป็นผู้ตรวจสอบระบบป้องกัน
และเตือนอัคคีภัย อาทิเช่น ถังดับเพลิง
แบบมือถือ หัวรับน้ำดับเพลิง สายฉีดน้ำ 
ระบบสัญญาณเตือนภัยและเส้นทางหนีไฟ 
เป็นต้น  เพื่อสามารถใช้งานได้หากเกิด
กรณีเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งจะตรวจสอบเป็น
ประจำทุก 3 เดือน  สำหรับระบบน้ำ
ดับเพลิง และตัวจ่ายน้ำจะตรวจสอบเป็น
ประจำทุกๆ เดือน หากพบการชำรุดของ
อุปกรณ์ทางโครงการจะแก้ไขซ่อมแซ่มโดย
ทันท ี

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 18) 

- หัวรับน้ำดับเพลิง - สภาพพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงสะดวก 

- 3 เดือน / ครั้ง 

- ส ายฉี ดน้ ำดั บ เพลิ ง 
แล ะตู้ เก็ บ สายฉี ดน้ ำ
ดับเพลิง (FHC) 

- สภาพพร้อมใช้งาน - เดือนละ 1 ครั้ง 

- ถังเก็บน้ำใช้ และน้ำ
ดับเพลิง 

- สภาพของถัง 
- ระดับน้ำในถัง 

- เดือนละ 1 ครั้ง 

- ร ะ บ บ ดั บ เ พ ลิ ง
อั ต โ น มั ติ Sprinkler 
System 

- สภาพพร้อมใช้งาน - เดือนละ 1 ครั้ง 



โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)    รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 
แลการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ (ต่อ)       
10. ระบบป้องกันอัคคีภัย
(ต่อ) 

- เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
(Fire Pump) 

- สภาพพร้อมใช้งาน - เดือนละ 1 ครั้ง   ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 18) 

- ลิฟต์ดับเพลิง - สภาพพร้อมใช้งาน - เดือนละ 1 ครั้ง 
5 . บั น ได ห นี ไฟ แ ล ะ
เส้นทางในการหนีไฟ 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 
แลการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ (ต่อ)       
11. ระบบระบายอากาศ - ช่ อ งระบ ายอากาศ

ธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง
และประตู 

- ไม่มีวัตถุกีดขวาง - เดือนละ 1 ครั้ง ทางโค รงก ารจั ด เจ้ าห น้ าที่ ให้ มี ก าร
ตรวจสอบอุปกรณ์ระบายอากาศ ช่อง
ระบายอากาศ  ให้ ท ำงาน ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

- - 

- พัดลมระบายอากาศ - สภาพพร้อมใช้งาน - เดือนละ 1 ครั้ง 

12.การจราจร  1 )  พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร 
- ป้ายแสดงเครื่องหมาย
การจราจร ภายในพื้นที่
โครงการ และบริ เวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ
แต่ละเฟส และถนนที่
เป็นทรัพย์ส่วนกลางร่วม 

- สภาพมองเห็นชัดเจน 
และไม่ลบเอน 

- 3  เดื อ น /  ค รั้ ง ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์
จราจรต่างๆเช่น ป้ายจำกัดความเร็ว จุด
จอดรถ และการทำสันนูน ชะลอความเร็ว 
ลูกศรเข้า-ออกโครงการตามมาตรการ
กำหนดฯ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 7) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 
แลการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

 - ถนนภายในโครงการ 
และบริเวณทางเข้า – 
ออก โครงการแต่ละเฟส 
และถนนที่ เป็นทรัพย์
ส่วนกลางร่วม 

- สภาพความคล่องตัวใน
การเดินรถบริเวณทางเข้า-
ออกโครงการ 

- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

ทางโครงการได้จัดพื้นที่จอดรถ ภายใน
พื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การเดินรถและไม่กีดขวางการจราจรของ
รถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 5) 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคียง
โครงการ 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่
ได้รับผลกระทบ 

- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
ความคิดเห็นและกรณีเรื่องร้องทุกข์ ตลอด
ระยะเวลา ไม่พบกรณีเรื่องร้องทุกแต่อย่าง
ใด 

- - 



โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)    รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 
แลการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ (ต่อ)       
13.อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- กรณี ที่ ภ าย ในพื้ นที่
โครงการมีการปรับปรุง/
ซ่อม/แซม เช่นการทางสี
ภายนอกอาคาร การ
ซ่อมบำรุงผิวจราจร การ
ขุดลอกท่อระบายน้ ำ 
เป็นต้น 

- ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวัง
บ ริ เ ว ณ ที่ ป รั บ ป รุ ง /
ซ่อมแซม 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

- ตำแหน่งติดตั้งระบบ
โ ท ร ทั ศ น์ ว ง จ ร ปิ ด 
(CCTV System) 

- สภาพความสมบู รณ์
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) 

- เดือนละ 1 ครั้ง ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 29) 

- ผู้พั กอาศัยข้ างเคียง
พื้นที่โครงการ 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
ความคิดเห็นและกรณีเรื่องร้องทุกข์ ตลอด
ระยะเวลา ไม่พบกรณีเรื่องร้องทุกแต่อย่าง
ใด 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 
แลการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ (ต่อ)       
14. ทัศนีย์ภาพ - ผู้พั กอาศัยข้ างเคียง

พื้นที่โครงการ 
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
ความคิดเห็นและกรณีเรื่องร้องทุกข์ ตลอด
ระยะเวลา ไม่พบกรณีเรื่องร้องทุกแต่อย่าง
ใด 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา 

อุปสรรค 
แลการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ระยะดำเนินการ (ต่อ)       
15. การบดบังแสงแดด
และทิศทางลม 

- ผู้ พั กอาศั ยข้ างเคี ย ง
พื้นที่โครงการ 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
เปิ ด ด ำ เนิ น ก า ร  เปิ ด
ดำเนิ นการภ ายใน  1  ปี  
นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน
นิติ บุ คคลอาคารชุดแล้ ว
เสร็จ 

ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
ความคิดเห็นและกรณีเรื่องร้องทุกข์ ตลอด
ระยะเวลา ไม่พบกรณีเรื่องร้องทุกแต่อย่างใด 

- - 

16. การบดบังคลื่นวิทยุ/
โทรทัศน์ 

- ผู้ พั กอาศั ยข้ างเคี ย ง
พื้นที่โครงการ 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
เปิ ด ด ำ เนิ น ก า ร  เปิ ด
ดำเนิ นการภ ายใน  1  ปี  
นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน
นิติ บุ คคลอาคารชุดแล้ ว
เสร็จ 

ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
ความคิดเห็นและกรณีเรื่องร้องทุกข์ ตลอด
ระยะเวลา ไม่พบกรณีเรื่องร้องทุกแต่อย่างใด 

- - 

17. คุณภาพชีวิตและ
ความพึงพอใจของผู้อยู่
อาศัย 

- ผู้อยู่อาศัย - ประเมิน เรื่ องราวร้อง
ทุกข์ ข้อเสนอแนะ และ
ข้อคิดเห็นของผู้อยู่อาศัย 

- ต ล อ ด ระย ะ เวล า เปิ ด
ดำเนินการ 

ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
ความคิดเห็นและกรณีเรื่องร้องทุกข์ ตลอด
ระยะเวลา ไม่พบกรณีเรื่องร้องทุกแต่อย่างใด 

- - 



โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
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3.3     การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 

 ดำเนินการวิธีการวิเคราะห์และการเก็บตัวอย่างตามวิธีที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตามที่ราชการกำหนด และ
มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3-2 

 

ตารางที่ 3-2 วิธีการตรวจวัด และวิเคราะหค์ุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 

คุณภาพน้ำทิ้ง 
ดัชนีที่ตรวจวัด การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง 

pH at 25 ๐C Electrometric Method (4500-H+ B) 
Biochemical Oxygen Demand 5-Days BOD Test (5210 B),  

Azide Modification Method (4500-O C) 
Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (2540 D) 
Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (2540 C) 
Oil & Grease Partition-Gravimetric Method (5520 B) 
Total Kjeldahl Nitrogen Macro- Kjeldahl Method (4500-Norg B) 
Sulfide Iodometric Method (4500-S2- F) 
Settleable Solids Imhoff Cone Method (2540 F) 
Fecal Coliform Bacteria Standard Total Coliform Membrane Filter Procedure using 

Endo Media (9222 B) 
Total Coliform Bacteria Standard  Total  Coliform  Fermentation Technique (9221 B) 

คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ 
ดัชนีที่ตรวจวัด การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง 

Coliform Bacteria Standard Total Coliform Fermentation Technique (9221 B ) 
Staphylococcus aureus Membrane Filter Technique(SM:9213 B) 
Pseudomonas aeruginosa Membrane -Tube Technique(SM:9213 B) 
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3.4  ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ 

 การดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz 
sathorn-taksin) (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)          
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 ได้กำหนดขอบเขตการดำเนินการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว โดยโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดัง
ตารางที่ 3-3 ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ตารางที่ 3-3  ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)  
 ของนิติบุคคลอาคารชุด Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) ระหว่างเดอืนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด 
ระยะเวลา/

ความถ่ี 
ช่วงเวลาท่ีทำการตรวจวัด (พ.ศ.2567) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ระยะดำเนินการ    
 
 
 
 
 

 
 

    
1 คุณภาพน้ำทิ้ง    

 
 
 
 

 
 

    
1) น้ำทิ้งก่อนบำบัดน้ำเสีย  
2) น้ำทิ้งหลังการบำบัด  
 

pH    
 
 
 

 
 

    
Biochemical Oxygen Demand   

 
 

 
 

    

Total Suspended Solids 

เดือนละ 1 
ครั้ง 

 

 

     

Settleable Solids  
 

 
 

    
Total Dissolved Solids       
Sulfide        
Total Kjeldahl Nitrogen        
Oil & Grease        
Total Coliform Bacteria        
Fecal Coliform Bacteria        

2 คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ         
1) บริเวณส่วนลึกของสระ 
2) บริเวณส่วนตื้นของสระ 

Coliform Bacteria 
เดือนละ 1 

ครั้ง 

      
Staphylococcus aureus       
Pseudomonas aeruginosa       

 

 

                   ระยะด ำเนินกำร 

 

 

                   ระยะด ำเนินกำร 
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3.5  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ในระยะดำเนินการ 

 โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 1) น้ำทิ้งก่อนบำบัดน้ำเสีย และ 2) น้ำทิ้งหลังการบำบัด ดัชนีท่ีตรวจวัดได้แก่ pH, Biochemical Oxygen 
Demand,Total Suspended Solids,Settleable Solids,Total Dissolved Solids,Sulfide, Total Kjeldahl 
Nitrogen,Oil & Grease,Total Coliform Bacteria และFecal Coliform Bacteria ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บ
ตัวอย่าง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 สามารถแสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง ตารางท่ี 3-4 ถึง  
ตารางที่ 3-5 

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 อาคารที่ทำการประเภท ข พบว่า ทุกดัชนีการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด ส่วนบริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าถังบำบัดน้ำเสีย ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้เนื่องจากเป็นน้ำ
เสียก่อนการบำบัด ไม่สามารถเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานได้ ส่วน  Total Coliform Bacteria และFecal Coliform 
Bacteria ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิว
ดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 
ตอนที่ 16ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 , แหล่งน้ำประเภทที่ 2 พบว่าอยู่เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด แสดงรายละเอียดผลการ
ตรวจวัดดังตารางท่ี 3-4 ถึงตารางท่ี 3-5 เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณน้ำทิ้งหลังการ
บำบัด เปรียบเทียบกับมาตรฐานตาม 

 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณน้ำทิ้งก่อนบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) 
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง  
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd Edition 2017

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์น้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสีย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
08/01/2567 05/02/2567 12/03/2567 09/04/2567 07/05/2567 11/06/2567 

pH at 25 ๐C - 7.6 7.4 7.3 7.2 6.8 7.2 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 54.8 43.4 40.8 74.2 74.3 427 

Total Suspended Solids mg/L 23 2,836 63 102 101 107 

Total Dissolved Solids mg/L 374 374 342 360 246 306 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 2.6 27.6 8.8 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 75.4 98.8 97.7 29.4 26.0 198 
Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 100 14 20 <0.5 <0.5 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. 36,000 56,000 42,000 9,300 4,600 46,000 
Fecal  Coliform Bacteria MPN/100 ml. 12,000 28,000 26,000 1,920 430 7,500 
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 กราฟที่ 3.1-1  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำท้ิงค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

จากน้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสยี ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
 

 
กราฟที่ 3.1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณบโีอดี (Biochemical Oxygen Demand)  

จากน้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสยี ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567  
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กราฟที่ 3.1-3  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)                            

จากน้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสยี ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
 

 
กราฟที่ 3.1-4  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณของแข็งละลายน้ำท้ังหมด (Total Dissolved Demand)                            

จากน้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสยี ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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 กราฟที่ 3.1-5  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณนำ้มันและไขมัน (Oil&Grease)  

จากน้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสยี ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
 

 
กราฟที่ 3.1-6  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)  

จากน้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสยี ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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กราฟที่ 3.1-7  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ปรมิาณซลัไฟด์ (Sulfide)  
จากน้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสยี ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

 

 
กราฟที่ 3.1-8  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณตะกอนหนัก(Settleable Solids) 

 จากน้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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กราฟที่ 3.1-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)  

จากน้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสยี ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
 

 
กราฟที่ 3.1-10 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณฟีคลัโคลฟิอร์มแบคทีเรยีทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria)  

จากน้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสยี ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567

36,000

56,000

42,000

9,300

4,600

46,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

                                                  

                     

                                    (Total Coliform Bateria;TCB)

            

12,000

28,000

26,000

1,920

430

7,500

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

                                                  

                     

                                         (Fecal Coliform Bateria;FCB)

            



โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)    รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                            ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)                 ระหว่างเดือนมกราคม - มถินุายน พ.ศ.2567 

 S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED     3-34 

ตารางที่ 3-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณน้ำทิ้งหลังการบำบัด ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) 
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd Edition 2017 
ที่มา     :  (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122  

ตอนที่ 125ง วันท่ี 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ข 
(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 111 ตอนที่ 16ง 

  (3) ค่า TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) – TDS (น้ำประปา) โดย TDS (น้ำเสีย) และ TDS (น้ำประปา) 
เดือนมกราคม 2567 เท่ากับ 246 และ 110  มิลลิกรัมต่อลิตร , เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 494 และ 82  มิลลิกรัมต่อลติร , เดือนมีนาคม 2567 เท่ากับ 598 และ 103  มิลลิกรัมต่อลติร , 
เดือนเมษายน 2567  เท่ากับ 330 และ 116  มิลลิกรัมต่อลิตร, เดือนพฤษภาคม 2567 เท่ากับ 244 และ 94  มิลลิกรัมต่อลติร ,เดือนมิถุนายน 2567 เท่ากับ 546 และ 98  มิลลิกรัมต่อลติร

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์น้ำท้ิงหลังการบำบัด 

มาตรฐาน วันที่เก็บตัวอย่าง 
08/01/2567 05/02/2567 12/03/2567 09/04/2567 07/05/2567 11/06/2567 

pH at 25  0C - 7.8 7.5 7.2 7.5 6.8 7.5 5.0-9.0(1) 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 3.8 7.5 4.6 10.7 20.3 28.5 < 30(1) 

Total Suspended Solids mg/L <10 10 <10 <10 12 39 < 40(1) 

Total Dissolved Solids mg/L 136(3) 412(3) 495(3) 214(3) 150(3) 448(3) - 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 2.6 < 20(1) 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 19.1 18.4 18.1 18.2 10.0 30.6 < 35(1) 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0(1) 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. 120 280 140 1,500 2,400 2,600 < 5,000(2) 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. 50 160 80 920 230 430 < 1,000(2) 
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กราฟที่ 3.1-11  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำท้ิงคา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

จากน้ำท้ิงหลังการบำบดั ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
 

 
กราฟที่ 3.1-12 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)  

จากน้ำท้ิงหลังการบำบดั ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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กราฟที่ 3.1-13  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)                            

จากน้ำท้ิงหลังการบำบดั ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
 

 
กราฟที่ 3.1-14  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Demand)                            

จากน้ำท้ิงหลังการบำบดั ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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 กราฟที่ 3.1-15  กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil&Grease)  

จากน้ำท้ิงหลังการบำบดั ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

 

 
กราฟที่ 3.1-16  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)  

จากน้ำท้ิงหลังการบำบดั ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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กราฟที่ 3.1-17  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ปรมิาณซัลไฟด์ (Sulfide)  

จากน้ำท้ิงหลังการบำบดั ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
 

 
กราฟที่ 3.1-18 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณโคลิฟอรม์แบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)  

จากน้ำท้ิงหลังการบำบดั ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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กราฟที่ 3.1-19 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณฟีคลัโคลฟิอร์มแบคทีเรยีทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria)  

จากน้ำท้ิงหลังการบำบดั ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567
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3.6  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water)  

 โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Swimming pool water) บริเวณพื้นที่โครงการ 
จำนวน 2 สถานี  ได้แก่  น้ ำในสระว่ายน้ ำส่วนลึก และสระว่ายน้ ำส่วนตื้น ดัชนีที่ ตรวจวัดได้แก่  Coliform Bacteria, 
Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa ตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่าง  ระหว่างเดือน
มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 สามารถแสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 3-6 ถึง ตารางที่  3-7 และกราฟที่ 
3.1-20 ถึงกราฟที่ 3.1-25 

 เมื่อนำผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำทิ้ง (Swimming pool water) น้ำในสระว่ายน้ำส่วนลึกและสระว่ายน้ำส่วนตื้นของ
โครงการ เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนอง
เดียวกัน พบว่า ทั้ง 2 สถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกดัชนีการตรวจวัด 
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ตารางที่ 3-6 ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำสระวายน้ำส่วนลึก (Swimming pool water) ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) 
  ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd Edition 2017 
ที่มา      :          (1) พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 

 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลกึ 

มาตรฐาน(1) วันที่เก็บตัวอย่าง 
08/01/2567 05/02/2567 12/03/2567 09/04/2567 07/05/2567 11/06/2567 

Coliform Bacteria MPN/100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected ตรวจไม่พบ 



โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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กราฟที่ 3.1-20 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 
จากน้ำสระว่ายน้ำ บรเิวณส่วนลึก ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

 

 
กราฟที่ 3.1-21 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส ( Staphylococcus aureus) 

จากน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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กราฟที่ 3.1-22 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณซูโดโมนาสแอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) 

จากน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567
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โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin)    รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                            ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-7 ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำสระวายน้ำส่วนตื้น  (Swimming pool water) ของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) 
  ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd Edition 2017 
ที่มา      :          (1) พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนตื้น 

มาตรฐาน(1) วันที่เก็บตัวอย่าง 
08/01/2567 05/02/2567 12/03/2567 09/04/2567 07/05/2567 11/06/2567 

Coliform Bacteria MPN/100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected ตรวจไม่พบ 



โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               

(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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กราฟที่ 3.1-23 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 
จากน้ำสระว่ายน้ำ บรเิวณส่วนตื้น ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

 

 
กราฟที่ 3.1-24 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส ( Staphylococcus aureus) 

จากน้ำสระว่ายน้ำ บรเิวณส่วนตื้น ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               

(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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กราฟที่ 3.1-25 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณซูโดโมนาสแอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) 
จากน้ำสระว่ายน้ำ บรเิวณส่วนตื้น ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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โครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               

(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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บริเวณนำ้ทิ้งก่อนการบำบัด บริเวณนำ้ทิ้งหลังการบำบดั 

  
บริเวณนำ้สระว่ายน้ำ ส่วนตื้น บริเวณนำ้สระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

รูปที่ 3-1 จุดตรวจวัดคณุภาพน้ำของโครงการ Bangkok feliz Krungthon 5 (Bangkok feliz sathorn-taksin) 

 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
 
 


