
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 เอกสำรกำรตรวจสอบและกำรบ ำรุงรกัษำระบบปรบัอำกำศขนำดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203764245ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203764245

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.1

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

06 Jan 2024 00:00 - 06 Jan 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

06 Jan 2024 08:36

วันที่ซ่อมเสร็จ

06 Jan 2024 12:17

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Chiller 01 inc SP

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

10 แรงดันไฟฟ้าของเมน อนุมัติ 0.08 0.2

30 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
ขณะใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.2

80 ตู้DisplayPanelทำงานได้
เป็นปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

90 ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่
ตัวเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

100 ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

110 แท่นเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

120 ทำความสะอาดปัดฝุ่นตัว
เครื่อง อนุมัติ 1 2

140 ตรวจสอบระดับ
น้ำมันCompressor อนุมัติ 0.08 0.1

190 อุณหภูมิภายใน
ห้อง………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

200 ทำความสะอาดห้องเครื่อง อนุมัติ 2 8

210 ทำความ
Fl D G อนุมัติ 1 2

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

153390 PHASE R กระแส
ไฟฟ้า R อนุมัติ 350 - 600 537 06 Jan 2024

12:16

153661 PHASE S กระแส
ไฟฟ้า S อนุมัติ 350 - 600 540 06 Jan 2024

12:16

153662 PHASE T กระแส
ไฟฟ้า T อนุมัติ 350 - 600 532 06 Jan 2024

12:16

156052 อุณหภูมิห้อง
อุณหภูมิ ห้อง อนุมัติ 27 - 35 35 06 Jan 2024

12:16

153387 PHASE R แรง
ดันไฟฟ้า R อนุมัติ 375 - 415 392 06 Jan 2024

12:16

153388 PHASE S แรง
ดันไฟฟ้า S อนุมัติ 375 - 415 387 06 Jan 2024

12:16

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

153389 PHASE T แรง
ดันไฟฟ้า T อนุมัติ 375 - 415 390 06 Jan 2024

12:17

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Nuntasak
Chanapol CHILLER No.1 4.64 13 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 Jan 2024 06:44

ผู้รับมอบหมาย
Nuntasak Chanapol
06 Jan 2024 08:36

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

06 Jan 2024 23:48

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203764246ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203764246

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.2

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

06 Jan 2024 00:00 - 06 Jan 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

06 Jan 2024 08:36

วันที่ซ่อมเสร็จ

06 Jan 2024 12:17

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Chiller 02 inc SP

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

10 แรงดันไฟฟ้าของเมน อนุมัติ 0.08 0.2

30 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
ขณะใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.2

80 ตู้DisplayPanelทำงานได้
เป็นปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

90 ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่
ตัวเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

100 ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

110 แท่นเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

120 ทำความสะอาดปัดฝุ่นตัว
เครื่อง อนุมัติ 1 2

140 ตรวจสอบระดับ
น้ำมันCompressor อนุมัติ 0.08 0.1

190 อุณหภูมิภายใน
ห้อง………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

200 ทำความสะอาดห้องเครื่อง อนุมัติ 2 8

210 ทำความ
Fl D G อนุมัติ 1 2

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

155528 PHASE R กระเเส
ไฟฟ้า เฟส R อนุมัติ 350 - 600 539 06 Jan 2024

12:03

155529 PHASE S กระเเส
ไฟฟ้า เฟส S อนุมัติ 350 - 600 540 06 Jan 2024

12:03

155530 PHASE T กระเเส
ไฟฟ้า เฟส T อนุมัติ 350 - 600 541 06 Jan 2024

12:03

156051 อุณหภูมิห้อง
อุณหภูมิ ห้อง อนุมัติ 27 - 35 35 06 Jan 2024

12:03

155525 PHASE R แรง
ดันไฟฟ้า เฟส R อนุมัติ 375 - 415 392 06 Jan 2024

12:05

155526 PHASE S แรง
ดันไฟฟ้า เฟส S อนุมัติ 375 - 415 382 06 Jan 2024

12:05

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

155527 PHASE T แรง
ดันไฟฟ้า เฟส T อนุมัติ 375 - 415 389 06 Jan 2024

12:05

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Nuntasak
Chanapol CHILLER No.2 4.64 13 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 Jan 2024 06:44

ผู้รับมอบหมาย
Nuntasak Chanapol
06 Jan 2024 08:36

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

06 Jan 2024 23:48

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203806187ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203806187

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.04-NEW

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

06 Feb 2024 00:00 - 06 Feb 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

06 Feb 2024 11:49

วันที่ซ่อมเสร็จ

12 Feb 2024 10:29

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER 04-NEW Wt

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

10 แรงดันไฟฟ้าของเมน อนุมัติ 0.08 0.2

30 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
ขณะใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.2

80 ตู้DisplayPanelทำงานได้
เป็นปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

90 ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่
ตัวเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

100 ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

110 แท่นเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

120 ทำความสะอาดปัดฝุ่นตัว
เครื่อง อนุมัติ 1 2

140 ตรวจสอบระดับ
น้ำมันCompressor อนุมัติ 0.08 0.1

190 อุณหภูมิภายใน
ห้อง………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

200 ทำความสะอาดห้องเครื่อง อนุมัติ 2 8

210 ทำความ
Fl D G อนุมัติ 1 2

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

341974 PHASE R กระแส
ไฟฟ้า R อนุมัติ 600 - 1200 891 12 Feb 2024

10:29

341975 PHASE S กระแส
ไฟฟ้า S อนุมัติ 600 - 1200 889 12 Feb 2024

10:29

341976 PHASE T กระแส
ไฟฟ้า T อนุมัติ 600 - 1200 892 12 Feb 2024

10:29

341977 PHASE R แรง
ดันไฟฟ้า R อนุมัติ 375 - 415 385 12 Feb 2024

10:29

341978 PHASE S แรง
ดันไฟฟ้า S อนุมัติ 375 - 415 386 12 Feb 2024

10:29

341979 PHASE T แรง
ดันไฟฟ้า T อนุมัติ 375 - 415 387 12 Feb 2024

10:29

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Sutee Gusub CHILLER
No.04-NEW 4.64 13 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

CHILLER No.04-NEW อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 Feb 2024 06:38

ผู้รับมอบหมาย
Sutee Gusub

06 Feb 2024 11:49
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
12 Feb 2024 11:39

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203806186ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203806186

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.03-NEW

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

06 Feb 2024 00:00 - 06 Feb 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

06 Feb 2024 11:49

วันที่ซ่อมเสร็จ

12 Feb 2024 10:18

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER 03-NEW Wt

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

10 แรงดันไฟฟ้าของเมน อนุมัติ 0.08 0.2

30 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
ขณะใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.2

80 ตู้DisplayPanelทำงานได้
เป็นปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

90 ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่
ตัวเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

100 ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

110 แท่นเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

120 ทำความสะอาดปัดฝุ่นตัว
เครื่อง อนุมัติ 1 2

140 ตรวจสอบระดับ
น้ำมันCompressor อนุมัติ 0.08 0.1

190 อุณหภูมิภายใน
ห้อง………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

200 ทำความสะอาดห้องเครื่อง อนุมัติ 2 8

210 ทำความ
Fl D G อนุมัติ 1 2

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

339308 PHASE R กระแส
ไฟฟ้า R อนุมัติ 600 - 1200 856 12 Feb 2024

10:17

339309 PHASE S กระแส
ไฟฟ้า S อนุมัติ 600 - 1200 854 12 Feb 2024

10:17

339310 PHASE T กระแส
ไฟฟ้า T อนุมัติ 600 - 1200 859 12 Feb 2024

10:17

341971 PHASE R แรง
ดันไฟฟ้า R อนุมัติ 375 - 415 387 12 Feb 2024

10:17

341972 PHASE S รงดัน
ไฟฟ้า S อนุมัติ 375 - 415 389 12 Feb 2024

10:18

341973 PHASE T แรง
ดันไฟฟ้า T อนุมัติ 375 - 415 388 12 Feb 2024

10:18

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Sutee Gusub CHILLER No.03-
NEW 4.64 13 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

CHILLER No.03-NEW อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 Feb 2024 06:38

ผู้รับมอบหมาย
Sutee Gusub

06 Feb 2024 11:49
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
12 Feb 2024 11:39

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203849497ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203849497

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.7

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

06 Mar 2024 00:00 - 06 Mar 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

06 Mar 2024 11:10

วันที่ซ่อมเสร็จ

08 Mar 2024 16:21

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER No.7 Non nc SP

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

10 แรงดันไฟฟ้าของเมน อนุมัติ 0.08 0.2

30 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
ขณะใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.2

80 ตู้DisplayPanelทำงานได้
เป็นปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

90 ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่
ตัวเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

100 ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

110 แท่นเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

120 ทำความสะอาดปัดฝุ่นตัว
เครื่อง อนุมัติ 1 2

130 ตรวจสอบการหล่อลื่นก้าน
ต่อไกด์Vane อนุมัติ 0.08 0.1

140 ตรวจสอบระดับ
น้ำมันCompressor อนุมัติ 0.08 0.1

190 อุณหภูมิภายใน
ห้อง………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

200 ทำความสะอาดห้องเครื่อง อนุมัติ 2 8

210 ทำความ
Fl D G อนุมัติ 1 2

Showing 1 to 12 of 12 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

153666 PHASE R กระแส
ไฟฟ้า R อนุมัติ 500 - 1200 923 08 Mar 2024

15:59

153667 PHASE S กระแส
ไฟฟ้า S อนุมัติ 500 - 1200 913 08 Mar 2024

16:00

153668 PHASE T กระแส
ไฟฟ้า T อนุมัติ 500 - 1200 918 08 Mar 2024

16:00

156057 อุณหภูมิห้อง
อุณหภูมิ ห้อง อนุมัติ 27 - 35 32 08 Mar 2024

15:59

153663 PHASE R แรง
ดันไฟฟ้า R อนุมัติ 375 - 415 382 08 Mar 2024

15:59

153664 PHASE S แรง
ดันไฟฟ้า S อนุมัติ 375 - 415 383 08 Mar 2024

15:59

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

153665 PHASE T แรง
ดั ไฟฟ้ T อนุมัติ 375 - 415 386 08 Mar 2024

15 59

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Tirawat
Petchmali CHILLER No.7 4.72 13.1 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

CHILLER No.7 อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 Mar 2024 06:39

ผู้รับมอบหมาย
Tirawat Petchmali
06 Mar 2024 11:10

ผู้ปิดงาน
Pornchai Dethawe
13 Mar 2024 17:28

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203849496ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203849496

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.04-NEW

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

06 Mar 2024 00:00 - 06 Mar 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

06 Mar 2024 11:10

วันที่ซ่อมเสร็จ

08 Mar 2024 16:21

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER 04-NEW Wt

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

10 แรงดันไฟฟ้าของเมน อนุมัติ 0.08 0.2

30 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
ขณะใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.2

80 ตู้DisplayPanelทำงานได้
เป็นปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

90 ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่
ตัวเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

100 ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

110 แท่นเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

120 ทำความสะอาดปัดฝุ่นตัว
เครื่อง อนุมัติ 1 2

130 ตรวจสอบการหล่อลื่นก้าน
ต่อไกด์Vane อนุมัติ 0.08 0.1

140 ตรวจสอบระดับ
น้ำมันCompressor อนุมัติ 0.08 0.1

190 อุณหภูมิภายใน
ห้อง………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

200 ทำความสะอาดห้องเครื่อง อนุมัติ 2 8

210 ทำความ
Fl D G อนุมัติ 1 2

Showing 1 to 12 of 12 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

341974 PHASE R กระแส
ไฟฟ้า R อนุมัติ 600 - 1200 744 08 Mar 2024

15:57

341975 PHASE S กระแส
ไฟฟ้า S อนุมัติ 600 - 1200 746 08 Mar 2024

15:57

341976 PHASE T กระแส
ไฟฟ้า T อนุมัติ 600 - 1200 740 08 Mar 2024

15:57

341977 PHASE R แรง
ดันไฟฟ้า R อนุมัติ 375 - 415 385 08 Mar 2024

15:57

341978 PHASE S แรง
ดันไฟฟ้า S อนุมัติ 375 - 415 382 08 Mar 2024

15:57

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

341979 PHASE T แรง
ดันไฟฟ้า T อนุมัติ 375 - 415 386 08 Mar 2024

15:57

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Tirawat
Petchmali

CHILLER
No.04-NEW 4.72 13.1 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

CHILLER No.04-NEW  อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 Mar 2024 06:39

ผู้รับมอบหมาย
Tirawat Petchmali
06 Mar 2024 11:10

ผู้ปิดงาน
Pornchai Dethawe
13 Mar 2024 17:29

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203896622ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203896622

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.1

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

06 Apr 2024 00:00 - 06 Apr 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

06 Apr 2024 14:04

วันที่ซ่อมเสร็จ

06 Apr 2024 19:27

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Chiller 01 inc SP

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

10 แรงดันไฟฟ้าของเมน อนุมัติ 0.08 0.2

30 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
ขณะใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.2

80 ตู้DisplayPanelทำงานได้
เป็นปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

90 ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่
ตัวเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

100 ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

110 แท่นเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

120 ทำความสะอาดปัดฝุ่นตัว
เครื่อง อนุมัติ 1 2

140 ตรวจสอบระดับ
น้ำมันCompressor อนุมัติ 0.08 0.1

190 อุณหภูมิภายใน
ห้อง………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

200 ทำความสะอาดห้องเครื่อง อนุมัติ 2 8

210 ทำความ
Fl D G อนุมัติ 1 2

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

153387 PHASE R แรง
ดันไฟฟ้า R อนุมัติ 375 - 415 381 06 Apr 2024

19:24

153388 PHASE S แรง
ดันไฟฟ้า S อนุมัติ 375 - 415 383 06 Apr 2024

19:24

153389 PHASE T แรง
ดันไฟฟ้า T อนุมัติ 375 - 415 388 06 Apr 2024

19:24

153390 PHASE R กระแส
ไฟฟ้า R อนุมัติ 350 - 600 538 06 Apr 2024

19:25

153661 PHASE S กระแส
ไฟฟ้า S อนุมัติ 350 - 600 539 06 Apr 2024

19:25

153662 PHASE T กระแส
ไฟฟ้า T อนุมัติ 350 - 600 525 06 Apr 2024

19:25

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

156052 อุณหภูมิห้อง
อุณหภูมิ ห้อง อนุมัติ 27 - 35 35 06 Apr 2024

19:24

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Nuntasak
Chanapol CHILLER No.1 4.64 13 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 Apr 2024 06:38

ผู้รับมอบหมาย
Nuntasak Chanapol
06 Apr 2024 14:04

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

06 Apr 2024 20:13

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203896623ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203896623

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.2

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

06 Apr 2024 00:00 - 06 Apr 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

06 Apr 2024 14:04

วันที่ซ่อมเสร็จ

06 Apr 2024 19:27

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Chiller 02 inc SP

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

10 แรงดันไฟฟ้าของเมน อนุมัติ 0.08 0.2

30 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
ขณะใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.2

80 ตู้DisplayPanelทำงานได้
เป็นปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

90 ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่
ตัวเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

100 ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

110 แท่นเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

120 ทำความสะอาดปัดฝุ่นตัว
เครื่อง อนุมัติ 1 2

140 ตรวจสอบระดับ
น้ำมันCompressor อนุมัติ 0.08 0.1

190 อุณหภูมิภายใน
ห้อง………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

200 ทำความสะอาดห้องเครื่อง อนุมัติ 2 8

210 ทำความ
Fl D G อนุมัติ 1 2

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

155525 PHASE R แรง
ดันไฟฟ้า เฟส R อนุมัติ 375 - 415 385 06 Apr 2024

19:26

155526 PHASE S แรง
ดันไฟฟ้า เฟส S อนุมัติ 375 - 415 390 06 Apr 2024

19:26

155527 PHASE T แรง
ดันไฟฟ้า เฟส T อนุมัติ 375 - 415 382 06 Apr 2024

19:27

155528 PHASE R กระเเส
ไฟฟ้า เฟส R อนุมัติ 350 - 600 525 06 Apr 2024

19:26

155529 PHASE S กระเเส
ไฟฟ้า เฟส S อนุมัติ 350 - 600 534 06 Apr 2024

19:26

155530 PHASE T กระเเส
ไฟฟ้า เฟส T อนุมัติ 350 - 600 527 06 Apr 2024

19:26

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

156051 อุณหภูมิห้อง
อุณหภูมิ ห้อง อนุมัติ 27 - 35 35 06 Apr 2024

19:26

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Nuntasak
Chanapol CHILLER No.2 4.64 13 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 Apr 2024 06:38

ผู้รับมอบหมาย
Nuntasak Chanapol
06 Apr 2024 14:04

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

06 Apr 2024 20:12

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203940883ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203940883

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.04-NEW

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

06 May 2024 00:00 - 06 May 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

06 May 2024 21:26

วันที่ซ่อมเสร็จ

10 May 2024 07:24

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER 04-NEW Wt

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

10 แรงดันไฟฟ้าของเมน อนุมัติ 0.08 0.2

30 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
ขณะใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.2

80 ตู้DisplayPanelทำงานได้
เป็นปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

90 ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่
ตัวเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

100 ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

110 แท่นเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

120 ทำความสะอาดปัดฝุ่นตัว
เครื่อง อนุมัติ 1 2

140 ตรวจสอบระดับ
น้ำมันCompressor อนุมัติ 0.08 0.1

190 อุณหภูมิภายใน
ห้อง………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

200 ทำความสะอาดห้องเครื่อง อนุมัติ 2 8

210 ทำความ
Fl D G อนุมัติ 1 2

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

341974 PHASE R กระแส
ไฟฟ้า R อนุมัติ 600 - 1200 766 10 May 2024

07:23

341975 PHASE S กระแส
ไฟฟ้า S อนุมัติ 600 - 1200 773 10 May 2024

07:23

341976 PHASE T กระแส
ไฟฟ้า T อนุมัติ 600 - 1200 783 10 May 2024

07:23

341977 PHASE R แรง
ดันไฟฟ้า R อนุมัติ 375 - 415 382 10 May 2024

07:23

341978 PHASE S แรง
ดันไฟฟ้า S อนุมัติ 375 - 415 380 10 May 2024

07:23

341979 PHASE T แรง
ดันไฟฟ้า T อนุมัติ 375 - 415 386 10 May 2024

07:23

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Nuntasak
Chanapol

CHILLER
No.04-NEW 4.64 13 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 May 2024 06:40

ผู้รับมอบหมาย
Nuntasak Chanapol
06 May 2024 21:26

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

10 May 2024 09:32

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203940882ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203940882

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.03-NEW

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

06 May 2024 00:00 - 06 May 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

06 May 2024 21:26

วันที่ซ่อมเสร็จ

10 May 2024 07:25

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER 03-NEW Wt

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

10 แรงดันไฟฟ้าของเมน อนุมัติ 0.08 0.2

30 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
ขณะใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.2

80 ตู้DisplayPanelทำงานได้
เป็นปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

90 ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่
ตัวเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

100 ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

110 แท่นเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

120 ทำความสะอาดปัดฝุ่นตัว
เครื่อง อนุมัติ 1 2

140 ตรวจสอบระดับ
น้ำมันCompressor อนุมัติ 0.08 0.1

190 อุณหภูมิภายใน
ห้อง………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

200 ทำความสะอาดห้องเครื่อง อนุมัติ 2 8

210 ทำความ
Fl D G อนุมัติ 1 2

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

339308 PHASE R กระแส
ไฟฟ้า R อนุมัติ 600 - 1200 801 10 May 2024

07:24

339309 PHASE S กระแส
ไฟฟ้า S อนุมัติ 600 - 1200 805 10 May 2024

07:24

339310 PHASE T กระแส
ไฟฟ้า T อนุมัติ 600 - 1200 806 10 May 2024

07:24

341971 PHASE R แรง
ดันไฟฟ้า R อนุมัติ 375 - 415 381 10 May 2024

07:24

341972 PHASE S รงดัน
ไฟฟ้า S อนุมัติ 375 - 415 379 10 May 2024

07:24

341973 PHASE T แรง
ดันไฟฟ้า T อนุมัติ 375 - 415 380 10 May 2024

07:25

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Nuntasak
Chanapol

CHILLER No.03-
NEW 4.64 13 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
06 May 2024 06:40

ผู้รับมอบหมาย
Nuntasak Chanapol
06 May 2024 21:26

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

10 May 2024 09:32

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10 เอกสำรกำรตรวจสอบและกำรบ ำรุงรกัษำเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203777869ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203777869

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

Generator No.1

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

15 Jan 2024 00:00 - 15 Jan 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Jan 2024 10:21

วันที่ซ่อมเสร็จ

18 Jan 2024 14:19

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-RE(GEN)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator No.1 Non inc SP

ต้นทุน

001PK11570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

10 ระดับน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

20 ระดับน้ำระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

30 Fillterกรองอากาศ อนุมัติ 0.08 0.1

40 Fillterกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

50 Fillterกรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

80 ท่อน้ำระบายความร้อน
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

90
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
Amp

อนุมัติ 0.08 0.1

100 ระดับน้ำกลั่น
ในBattery อนุมัติ 0.08 0.1

110 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1

120 ชั่วโมงการทำงาน
ก่อนStartเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

130 การสตาร์ทเครื่องยนต์
อัตโนมัติ(test) อนุมัติ 0.08 0.1

140 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR อนุมัติ 0.08 0.1

150 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM. อนุมัติ 0.08 0.1

160
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่…………
AMP.

อนุมัติ 0.08 0.1

170 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

180 การหมุนเวียนน้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1

190 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ…………นาที อนุมัติ 0.16 0.2

200 ตั้งสวิทช์ทำงานไว้
ที่AutoMatic อนุมัติ 0.08 0.1

210 เสียงเครื่องยนต์
และGenerator อนุมัติ 0.08 0.1

220 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ผลิตได้………..Volt อนุมัติ 0.08 0.1

230 ลมระบายความร้อน
ผ่ ม้ น้ำ อนุมัติ 0 08 0 1

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154663
กระเเสไฟ
ชาร์ตBattery กระ
เเสไฟฟ้า

อนุมัติ 1 - 2 2 15 Jan 2024
10:23

154665
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์
ความเร็วรอบ

อนุมัติ 1500 - 1600 1530 15 Jan 2024
10:33

154667
ระดับเชื้อเพลิงใน
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ระดับน้ำมัน

อนุมัติ 1840 - 2300 2290 15 Jan 2024
10:23

154666
แรงดันน้ำมันเชื้อ
เพลิง แรงดัน
น้ำมัน

อนุมัติ 60 - 100 91 15 Jan 2024
10:34

154664 แรงดันไฟฟ้าที่ผลิ
ดได้ แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 415 400 15 Jan 2024

10:23

All  records

Showing 1 to 5 of 5 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Teepagon
Thawitsang Generator No.1 1.92 2.4 ลบ

5  records



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ตรวจสอบเรียบร้อยครับ

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2035907/attachment/202401181

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2035907/attachment/202401181

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2035907/attachment/202401181

1

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2035907/attachment/20240118141929355.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2035907/attachment/20240118141929387.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2035907/attachment/20240118141929418.jpg


Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2035907/attachment/202401181

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2035907/attachment/202401181

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2035907/attachment/202401181

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2035907/attachment/202401181

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
15 Jan 2024 06:49

ผู้รับมอบหมาย
Teepagon Thawitsang

15 Jan 2024 10:21
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
18 Jan 2024 15:05

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2035907/attachment/20240118141929449.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2035907/attachment/20240118141929480.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2035907/attachment/20240118141929512.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2035907/attachment/20240118141929543.jpg
https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203827313ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203827313

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

Generator No.1

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

19 Feb 2024 00:00 - 19 Feb 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

19 Feb 2024 15:12

วันที่ซ่อมเสร็จ

19 Feb 2024 17:12

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-RE(GEN)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator No.1 Non inc SP

ต้นทุน

001PK11570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

10 ระดับน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

20 ระดับน้ำระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

30 Fillterกรองอากาศ อนุมัติ 0.08 0.1

40 Fillterกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

50 Fillterกรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

80 ท่อน้ำระบายความร้อน
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

90
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
Amp

อนุมัติ 0.08 0.1

100 ระดับน้ำกลั่น
ในBattery อนุมัติ 0.08 0.1

110 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1

120 ชั่วโมงการทำงาน
ก่อนStartเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

130 การสตาร์ทเครื่องยนต์
อัตโนมัติ(test) อนุมัติ 0.08 0.1

140 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR อนุมัติ 0.08 0.1

150 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM. อนุมัติ 0.08 0.1

160
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่…………
AMP.

อนุมัติ 0.08 0.1

170 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

180 การหมุนเวียนน้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1

190 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ…………นาที อนุมัติ 0.16 0.2

200 ตั้งสวิทช์ทำงานไว้
ที่AutoMatic อนุมัติ 0.08 0.1

210 เสียงเครื่องยนต์
และGenerator อนุมัติ 0.08 0.1

220 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ผลิตได้………..Volt อนุมัติ 0.08 0.1

230 ลมระบายความร้อน
ผ่ ม้ น้ำ อนุมัติ 0 08 0 1

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154667
ระดับเชื้อเพลิงใน
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ระดับน้ำมัน

อนุมัติ 1840 - 2300 2105 19 Feb 2024
16:53

154666 แรงดันน้ำมันหล่อ
ลื่น แรงดันน้ำมัน อนุมัติ 20 - 40 30 19 Feb 2024

16:53

154664 แรงดันไฟฟ้าที่ผลิ
ดได้ แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 415 400 19 Feb 2024

16:53

154663
กระเเสไฟ
ชาร์ตBattery กระ
เเสไฟฟ้า

อนุมัติ 1 - 2 2 19 Feb 2024
16:53

154665
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์
ความเร็วรอบ

อนุมัติ 1500 - 1600 1527 19 Feb 2024
16:54

All  records

Showing 1 to 5 of 5 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Authen
Koedkaeo Generator No.1 1.92 2.4 ลบ

5  records



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2082830/attachment/20240219

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2082830/attachment/20240219

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2082830/attachment/20240219

1

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2082830/attachment/20240219171157815.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2082830/attachment/20240219171158003.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2082830/attachment/20240219171158112.jpg


Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2082830/attachment/20240219

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2082830/attachment/20240219

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2082830/attachment/20240219

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
19 Feb 2024 06:36

ผู้รับมอบหมาย
Authen Koedkaeo
19 Feb 2024 15:12

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

19 Feb 2024 17:36

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2082830/attachment/20240219171158237.jpg
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 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203845179ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203845179

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

Generator No.1

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

04 Mar 2024 00:00 - 04 Mar 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

04 Mar 2024 13:48

วันที่ซ่อมเสร็จ

04 Mar 2024 14:10

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-RE(GEN)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator No.1 Non inc SP

ต้นทุน

001PK11570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

10 ระดับน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

20 ระดับน้ำระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

30 Fillterกรองอากาศ อนุมัติ 0.08 0.1

40 Fillterกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

50 Fillterกรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

80 ท่อน้ำระบายความร้อน
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

90
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
Amp

อนุมัติ 0.08 0.1

100 ระดับน้ำกลั่น
ในBattery อนุมัติ 0.08 0.1

110 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1

120 ชั่วโมงการทำงาน
ก่อนStartเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

130 การสตาร์ทเครื่องยนต์
อัตโนมัติ(test) อนุมัติ 0.08 0.1

140 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR อนุมัติ 0.08 0.1

150 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM. อนุมัติ 0.08 0.1

160
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่…………
AMP.

อนุมัติ 0.08 0.1

170 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

180 การหมุนเวียนน้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1

190 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ…………นาที อนุมัติ 0.16 0.2

200 ตั้งสวิทช์ทำงานไว้
ที่AutoMatic อนุมัติ 0.08 0.1

210 เสียงเครื่องยนต์
และGenerator อนุมัติ 0.08 0.1

220 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ผลิตได้………..Volt อนุมัติ 0.08 0.1

230 ลมระบายความร้อน
ผ่ ม้ น้ำ อนุมัติ 0 08 0 1

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154667
ระดับเชื้อเพลิงใน
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ระดับน้ำมัน

อนุมัติ 1840 - 2300 2090 04 Mar 2024
14:09

154666 แรงดันน้ำมันหล่อ
ลื่น แรงดันน้ำมัน อนุมัติ 20 - 40 30 04 Mar 2024

14:09

154664 แรงดันไฟฟ้าที่ผลิ
ดได้ แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 415 400 04 Mar 2024

14:09

154663
กระเเสไฟ
ชาร์ตBattery กระ
เเสไฟฟ้า

อนุมัติ 1 - 2 2 04 Mar 2024
14:09

154665
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์
ความเร็วรอบ

อนุมัติ 1500 - 1600 1533 04 Mar 2024
14:09

All  records

Showing 1 to 5 of 5 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Authen
Koedkaeo Generator No.1 1.92 2.4 ลบ

5  records



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ปกติ พร้อมใช้งาน

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
04 Mar 2024 06:37

ผู้รับมอบหมาย
Authen Koedkaeo
04 Mar 2024 13:48

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

04 Mar 2024 14:46

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203910660ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203910660

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

Generator No.2

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

15 Apr 2024 00:00 - 15 Apr 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Apr 2024 09:02

วันที่ซ่อมเสร็จ

15 Apr 2024 09:14

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-RE(GEN)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator No.2 Non inc SP

ต้นทุน

001PK11570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

10 ระดับน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

20 ระดับน้ำระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

30 Fillterกรองอากาศ อนุมัติ 0.08 0.1

40 Fillterกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

50 Fillterกรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

80 ท่อน้ำระบายความร้อน
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

90
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
Amp

อนุมัติ 0.08 0.1

100 ระดับน้ำกลั่น
ในBattery อนุมัติ 0.08 0.1

110 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1

120 ชั่วโมงการทำงาน
ก่อนStartเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

130 การสตาร์ทเครื่องยนต์
อัตโนมัติ(test) อนุมัติ 0.08 0.1

140 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR อนุมัติ 0.08 0.1

150 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM. อนุมัติ 0.08 0.1

160
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่…………
AMP.

อนุมัติ 0.08 0.1

170 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

180 การหมุนเวียนน้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1

190 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ…………นาที อนุมัติ 0.16 0.2

200 ตั้งสวิทช์ทำงานไว้
ที่AutoMatic อนุมัติ 0.08 0.1

210 เสียงเครื่องยนต์
และGenerator อนุมัติ 0.08 0.1

220 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ผลิตได้………..Volt อนุมัติ 0.08 0.1

230 ลมระบายความร้อน
ผ่ ม้ น้ำ อนุมัติ 0 08 0 1

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154668
กระเเสไฟ
ชาร์ตBattery กระ
เเสไฟฟ้า

อนุมัติ 1 - 2 2 15 Apr 2024
09:05

154669 แรงดันไฟฟ้าที่ผลิ
ดได้ แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 415 400 15 Apr 2024

09:05

154670
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์
ความเร็วรอบ

อนุมัติ 1500 - 1600 1527 15 Apr 2024
09:06

154671
อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน
อุณหภูมิ

อนุมัติ 70 - 220 149 15 Apr 2024
09:06

154672 แรงดันน้ำมันหล่อ
ลื่น แรงดัน อนุมัติ 20 - 40 30 15 Apr 2024

09:06

154673
ระดับเชื้อเพลิงใน
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ระดับน้ำมัน

อนุมัติ 1500 - 2000 15 Apr 2024
09:07

All  records

2040

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

5  records



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Piyasak Jullapak Generator No.2 1.92 2.4 ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ตรวจสอบเรียบร้อย สถานะพร้อมใช้งานครับ

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2163059/attachment/202404150

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2163059/attachment/202404150

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2163059/attachment/202404150

1

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2163059/attachment/20240415090739478.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2163059/attachment/20240415090739650.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2163059/attachment/20240415090739822.jpg


Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2163059/attachment/202404150

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2163059/attachment/202404150

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2163059/attachment/202404150

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2163059/attachment/202404150

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
15 Apr 2024 06:37

ผู้รับมอบหมาย
Piyasak Jullapak

15 Apr 2024 09:02
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
15 Apr 2024 09:37

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2163059/attachment/20240415090739952.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2163059/attachment/20240415090740186.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2163059/attachment/20240415090740337.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2163059/attachment/20240415090740493.jpg
https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203940695ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203940695

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

Generator No.2

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

06 May 2024 00:00 - 06 May 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

06 May 2024 10:22

วันที่ซ่อมเสร็จ

06 May 2024 10:39

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-RE(GEN)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator No.2 Non inc SP

ต้นทุน

001PK11570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

10 ระดับน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

20 ระดับน้ำระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

30 Fillterกรองอากาศ อนุมัติ 0.08 0.1

40 Fillterกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

50 Fillterกรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

80 ท่อน้ำระบายความร้อน
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

90
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
Amp

อนุมัติ 0.08 0.1

100 ระดับน้ำกลั่น
ในBattery อนุมัติ 0.08 0.1

110 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1

120 ชั่วโมงการทำงาน
ก่อนStartเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

130 การสตาร์ทเครื่องยนต์
อัตโนมัติ(test) อนุมัติ 0.08 0.1

140 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR อนุมัติ 0.08 0.1

150 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM. อนุมัติ 0.08 0.1

160
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่…………
AMP.

อนุมัติ 0.08 0.1

170 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

180 การหมุนเวียนน้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1

190 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ…………นาที อนุมัติ 0.16 0.2

200 ตั้งสวิทช์ทำงานไว้
ที่AutoMatic อนุมัติ 0.08 0.1

210 เสียงเครื่องยนต์
และGenerator อนุมัติ 0.08 0.1

220 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ผลิตได้………..Volt อนุมัติ 0.08 0.1

230 ลมระบายความร้อน
ผ่ ม้ น้ำ อนุมัติ 0 08 0 1

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154668
กระเเสไฟ
ชาร์ตBattery กระ
เเสไฟฟ้า

อนุมัติ 1 - 2 2 06 May 2024
10:38

154669 แรงดันไฟฟ้าที่ผลิ
ดได้ แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 415 400 06 May 2024

10:38

154670
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์
ความเร็วรอบ

อนุมัติ 1500 - 1600 1524 06 May 2024
10:38

154671
อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน
อุณหภูมิ

อนุมัติ 70 - 220 149 06 May 2024
10:38

154672 แรงดันน้ำมันหล่อ
ลื่น แรงดัน อนุมัติ 20 - 40 30 06 May 2024

10:38

154673
ระดับเชื้อเพลิงใน
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ระดับน้ำมัน

อนุมัติ 1500 - 2000 06 May 2024
10:38

All  records

2010

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

5  records



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Tawatchai
Pangta Generator No.2 1.92 2.4 ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries
 
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