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บทที ่1 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 ความเป็นมาในการจัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 อา้งถึงประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง “ก าหนดประเภทและขนาดโครงการหรือ
กิจการซึ่งตอ้งจดัท าวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มและหลกัเกณฑ ์วิธีการ ระเบียบปฏิบติั และแนวทางการจดัท า
รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2522” (ประกาศที่ใชใ้นขณะนัน้) ซึ่งก าหนดใหอ้าคารอยู่อาศยัรวม
ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคมุอาคาร ที่มีจ  านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 80 หอ้งขึน้ไป หรือมีพืน้ที่ใชส้อยตัง้แต่ 4,000 ตาราง
เมตรขึน้ไปตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) 
 
 โครงการ THE TRENDY CONDOMINIUM ของบรษิัท แกรนด ์แอสเสท ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ ากดั (มหาชน)  
ปัจจบุนัไดโ้อนอ านาจการควบคมุดแูลแก่นิติบุคคลอาคารชดุ เดอะ เทรนดี ้เรียบรอ้ยแลว้ มีลกัษณะเป็นอาคารชุดพกั
อาศยัและอาคารส านกังาน 1 อาคาร 2 ทาวเวอร ์ไดแ้ก่ ทาวเวอร ์M7 ขนาด 19 ชัน้ สงู 63.9 เมตร และทาวเวอร ์M8 
ขนาด 31 ชัน้ สงู 104 เมตร(ความสงูวดัถึงสว่นที่สงูที่สดุ)  มีพืน้ที่อาคารรวม 98,559 ตารางเมตร ประกอบดว้ยหอ้งชดุ
ทัง้หมด 734 หอ้งชดุ โดยโครงการปลกูสรา้งบนโฉนดที่ดิน 7 แปลง ขนาดพืน้ที่รวมทัง้สิน้ 6-0-65 ไร ่หรือ 9,860  ตาราง
เมตร จึงเขา้ข่ายที่จะตอ้งจดัท ารายงานตามกฎหมายดงักล่าว โดยเจา้ของโครงการไดว้่าจา้งบรษิัท ไท-ไท วิศวกร 
จ ากดัซึ่งเป็นนิติบคุคลขึน้ทะเบียนเป็นผูม้ีใบอนญุาตในการจดัท ารายงานฯ เป็นผูศ้ึกษาและจดัท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการ รวมไปถึงไดม้ีการน าเสนอรายงานฯ เขา้สูก่ระบวนการพิจารณาของส านกันโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ) เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ โดยผลการพิจารณารายงานของ
คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานฯ มีมติเห็นชอบรายงานฯตามหนงัสือเลขที่ ทส. 1009/10908 วนัที่ออก
หนงัสือเห็นชอบ 26 ตลุาคม 2548 ทัง้นีต้ามหนงัสือฉบบัดงักลา่วไดก้ าหนดใหท้างโครงการท าการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเสนอต่อ สผ. และ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งพิจารณาทกุ 6 เดือน 
 
 ดงันัน้นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี ้ซึ่งตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบติัมาตรการดา้นสิ่งแวดลอ้มตาม
เงื่อนไขที่ไดร้ะบไุวใ้นตารางวิเคราะหผ์ลกระทบของโครงการอย่างเครง่ครดัจึงจดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการ
ปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการ THE TRENDY 
CONDOMINIUM (ระยะด าเนินการ)  ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เพื่อเสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งทราบ 
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1.2 รายละเอียดของทีต่ั้งโครงการโดยสังเขบ 
 1.2.1  ชื่อโครงการ :THE TRENDY CONDOMINIUM 
 1.2.2. สถานทีต่ั้งโครงการ :10 ซอยสขุมุวิท 13 (แสงจนัทร)์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
10110 สรา้งบนโฉนดที่ดิน 7 แปลง ขนาดพืน้ที่รวมทัง้สิน้ 6-0-65 ไร ่หรือ 9,860 ตารางเมตร  มีลกัษณะเป็นอาคารชุด
พกัอาศยัและอาคารส านกังาน 1 อาคาร 2 ทาวเวอร ์  ไดแ้ก่ ทาวเวอร ์M7 ขนาด 19 ชัน้ สงู 63.9 เมตร และทาวเวอร ์
M8 ขนาด 31 ชัน้ สงู 104 เมตร(ตวามสงูวดัถึงสว่นที่สงูที่สดุ)  มีพืน้ที่อาคารรวม 98,559 ตารางเมตร  ประกอบดว้ยหอ้ง
ชดุทัง้หมด 734 หอ้งชุดพรอ้มสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆโดยพืน้ที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อดงันี  ้
 ทิศเหนือ ติดต่อกบั อาคารชดุ S15 RESIDENCE 
 ทิศใต ้  ติดต่อกบั โรงแรมไมอามี่,โรงแรมแมนฮตัตนั สขุมุวิท-บางกอก 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั โรงแรมโรยลั เพรสซิเดนซ,์บา้นพกัอาศยั 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั หนา้โครงการติดกบัถนนซอยสขุมุวิท 13 (แสงจนัทร)์ 
 1.2.3 ชื่อเจ้าของโครงการ :บรษิัท แกรนด ์แอสเสท ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ ากดั (มหาชน) 
  สถานทีต่ิดต่อ: 259 ซอยสขุมุวิท 19 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

 1.2.4 จัดท าโดย :บรษิัท ไท - ไท วิศวกร จ ากดั 
 1.2.5 โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการ 
  - ครัง้ที่ 1  เมื่อวนัที่  26  ตลุาคม พ.ศ.  2548   ทส. 1009/10908 
 1.2.6 โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการคร้ังล่าสุดเมื่อ 
  - เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2567 
 1.2.7 ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
  - อาคารการจดัสรรที่ดิน และบรกิารชมุชนที่ตัง้โครงการ/อาคารอยู่อาศยัรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการ 
 ควบคมุอาคาร ที่มีจ  านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 80 หอ้งขึน้ไป หรือมีพืน้ที่ใชส้อยตัง้แต่ 4,000 ตารางเมตรขึน้ไป  
 1.2.8 ขนาดพืน้ที่โครงการ : 6-0-65 ไร่ หรือ 9,860 ตารางเมตร 
 1.2.9 สถานภาพปัจจุบัน : ปัจจบุนัโครงการมีการเปิดใชอ้าคารอย่างเต็มรูปแบบ รวมไปถึงมีการใชง้านระบบ
 สาธารณปูโภคทัง้หมด เช่นระบบน า้ประปา ระบบดบัเพลิง ระบบบ าบดัน า้เสีย และระบบอ่ืน ๆ ทัง้นีม้าตรการ
 ปอ้งกนัฯ ส่วนใหญ่ที่เก่ียวขอ้งถกูน าไปปฏิบติัอย่างสมบูรณ ์(ใบรับรองการก่อสร้าง การจดทะเบียนนิติ
บุคคล อาคารชุด ดังภาคผนวก ข. -2 
 1.2.10 การใช้พืน้ที่ : การใชพ้ืน้ที่ปัจจบุนัมิไดแ้ตกต่างจากการใชพ้ืน้ที่ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
 สิ่งแวดลอ้ม เนื่องจากการก่อสรา้งอาคารและการใชพ้ืน้ที่สว่นใหญ่ตรงตามรายงานฯ โดยมิไดม้ีการดดัแปลง
 พืน้ที่ใชป้ระโยชนอ่ื์นอย่างมีนยัส าคญั โดยยงัคงมีค่าอตัราสว่นพืน้ที่อาคารรวมต่อพืน้ที่ดินของโครงการ (FAR)  
 อตัราสว่นของที่ว่างต่อพืน้ที่อาคารรวมและมีอตัราสว่นของพืน้ที่ว่างมิไดแ้ตกต่างจากรายงานการวิเคราะห์
 ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
 อตัราพืน้ที่อาคารรวมต่อพืน้ที่ที่ดินของโครงการ(FAR)  รอ้ยละ 9.996:1  
 อตัราสว่นพืน้ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลมุ(OSR)  รอ้ยละ 30.39 
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ตารางที ่1.2.10-1 สรุปการใช้พืน้ทีภ่ายในโครงการ 
ประเภท ขนาดพืน้ที่(ตร.ม.) 

1. พืน้ที่อาคารปกคลมุดินรวม 6,863.80 
2. พืน้ที่ทางวิ่งภายนอกอาคาร 1,549.42 
3. พืน้ที่สีเขียวภายนอกอาคาร 1,446.78 

รวม 9,860 
แผนที่แสดงทีต่ั้งของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารชุด เดอะ เทรนด้ี  

10 ซอยสุขมุวิท 13 (แสงจนัทร์) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
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1.3 รายละเอียดโครงการ 
1.3 รายละเอียดโครงการ  
 1.3.1 ประเภทและขนาดโครงการ 
  1.3.1.1) ผลการประเมินตามรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
  - โครงการเป็นที่พกัอาศยั บริการชมุชนและสถานที่พกัตากอากาศ  เป็นอาคารชุดพกัอาศยัและอาคาร
ส านกังาน 1 อาคาร 2 ทาวเวอร ์ไดแ้ก่ ทาวเวอร ์M7 ขนาด 19 ชัน้ สงู 63.9 เมตร และทาวเวอร ์M8 ขนาด 31 ชัน้ สงู 
104 เมตร(ความสงูวดัถึงสว่นที่สงูที่สดุ)  ประกอบดว้ยหอ้งชดุทัง้หมด 734 หอ้งชดุ มีพืน้ที่อาคารรวม 98,559 ตาราง
เมตร และพืน้ที่อาคารที่ใชคิ้ดอตัราสว่นกบัพืน้ที่ที่ดินเท่ากบั 9,860 ตารางเมตรโดยมีรายละเอียดการใชพ้ืน้ที่ดงันี ้
  
1).ส่วน Podium ตั้งแต่ชั้นที ่1 - ชั้นที ่6 สูง 18.40 เมตร(คิดระดับพืน้ทีช่ั้นล่าง ถึงพืน้ชั้น 6)ประกอบด้วย 
 ชั้นล่าง  : เป็นพืน้ที่จอดรถและทางวิ่ง (จอดรถได ้11 คนั) รา้นคา้ ,สถานบนัเทิงและภตัตาคาร   
   (Entertainment & Restaurant) สว่นตอ้นรบั, หอ้งน า้ชาย-หญิง, หอ้งไฟฟ้า, หอ้งพกัมลูฝอย,  
   บนัไดและลิฟต,์ บนัไดเลื่อน, โถงลิฟตแ์ละทางเดิน 
 ชัน้ Mezzanine : เป็นพืน้ที่จอดรถและทางวิ่ง (จอดรถได ้20  คนั), บนัไดและลิฟต,์ โถงลิฟตแ์ละทางเดิน 
 ชั้น 2  : เป็นพืน้ที่จอดรถและทางวิ่ง (จอดรถได ้20  คนั), รา้นคา้ ,สถานบนัเทิงและภตัตาคาร 
   (Entertainment & Restaurant), หอ้งน า้ชาย-หญิง, หอ้งไฟฟ้า, บนัไดและลิฟต,์ บนัไดเลื่อน,  
   โถงลิฟตแ์ละทางเดิน 
 ชั้น 3  : เป็นพืน้ที่จอดรถและทางวิ่ง (จอดรถได ้156 คนั), พืน้ที่รา้นคา้ , หอ้งน า้ชาย-หญิง, หอ้งไฟฟ้า
,    บนัไดและลิฟต,์ บนัไดเลื่อน, โถงลิฟตแ์ละทางเดิน 
 ชั้น 4  : เป็นพืน้ที่จอดรถและทางวิ่ง (จอดรถได ้155 คนั), พืน้ที่ส  านกังาน , หอ้งน า้ชาย-หญิง, หอ้ง 
   ไฟฟ้า, บนัไดและลิฟต,์ บนัไดเลื่อน, โถงลิฟตแ์ละทางเดิน 
 ชั้น 4A  : เป็นพืน้ที่จอดรถและทางวิ่ง (จอดรถได ้155 คนั), หอ้งไฟฟ้า, บนัไดและลิฟต,์ โถงลิฟตแ์ละ 
   ทางเดิน 
 ชั้น 5  : เป็นพืน้ที่จอดรถและทางวิ่ง (จอดรถได ้155 คนั), พืน้ที่ส  านกังาน , หอ้งน า้ชาย-หญิง, หอ้ง 
   ไฟฟ้า, บนัไดและลิฟต,์ บนัไดเลื่อน, โถงลิฟตแ์ละทางเดิน,  
 ชั้น 6  : เป็นพืน้ที่จอดรถและทางวิ่ง (จอดรถได ้78 คนั), พืน้ที่ส  านกังาน , หอ้งน า้ชาย-หญิง, หอ้ง 
   ไฟฟ้า, บนัไดและลิฟต,์ บนัไดเลื่อน, โถงลิฟตแ์ละทางเดิน, ส านกังานิติบุคคลฯ 
2) Tower M7 ตั้งแต่งชั้น 7 - ชั้น 19 ประกอบด้วย 
 ชั้น 7  : เป็นชัน้พกัอาศยั จ านวน  26 หอ้ง (ประกอบดว้ย หอ้งพกัอาศยั แบบ Studio จ านวน 23 หอ้ง 
   และขนาด 1 หอ้งนอน จ านวน 3 หอ้ง), หอ้งเก็บของ, สระว่ายน า้, หอ้งออกก าลงักาย, หอ้ง 
   เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย, หอ้งไฟฟ้า, บนัไดและลิฟต,์ โถงลิฟตแ์ละทางเดิน 
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 ชั้น 8-16 : เป็นชัน้พกัอาศยั จ านวนรวมทัง้สิน้  468 หอ้ง (ประกอบดว้ย หอ้งพกัอาศยั แบบ Studio  
   จ านวน 44 หอ้ง/ชัน้ และขนาด 1 หอ้งนอน จ านวน 8 หอ้ง/ชัน้), หอ้งไฟฟ้า, บนัไดและลิฟต,์  
   โถงลิฟตแ์ละทางเดิน 
 ชั้น 17  : เป็นชัน้พกัอาศยั จ านวนรวมทัง้สิน้  41 หอ้ง (ประกอบดว้ย หอ้งพกัอาศยั แบบขนาด 1  
   หอ้งนอน จ านวน 39 หอ้งขนาด 2 หอ้งนอน จ านวน 2 หอ้ง), หอ้งไฟฟ้า, บนัไดและลิฟต,์ โถง 
   ลิฟตแ์ละทางเดิน 
 ชั้น 18-19 :เป็นชัน้พกัอาศยั จ านวนรวมทัง้สิน้  30 หอ้ง (ประกอบดว้ย หอ้งพกัอาศยั แบบขนาด 1  
   หอ้งนอน จ านวน 8 หอ้ง(ชัน้ที่ 18)และ หอ้งพกัแบบเพนเฮา้ส ์2 ชัน้(ชัน้ 18-19) จ านวน 22  
   หอ้ง), หอ้งไฟฟ้า, บนัไดและลิฟต,์ โถงลิฟตแ์ละทางเดิน 
3) Tower M8 ตั้งแต่งชั้น 7 - ชั้น 31 ประกอบด้วย 
 ชั้น 7-11 : เป็นพืน้ที่ส  านกังานหอ้งน า้ชาย-หญิง, หอ้งไฟฟ้า, บนัไดและลิฟต,์ โถงลิฟตแ์ละทางเดิน 
 ชั้น 12-31 : เป็นพืน้ที่ส  านกังานหอ้งน า้ชาย-หญิง, หอ้งไฟฟ้า, บนัไดและลิฟต,์ โถงลิฟตแ์ละทางเดิน 
 ชั้นห้องเคร่ือง : เป็นถงัเก็บน า้, หอ้งเครื่องลิฟต,์ บนัไดและลิฟต ์
 ชั้นหลังคา : เป็นพืน้ที่หนีไฟทางอากาศและบนัได 
 
 

ตร.ม. ห้อง ตร.ม. คัน

‐ ‐ 2,186 280 ‐ 3,656 6,122 203 11

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 655 20

‐ ‐ 2,175 370 ‐ 2,761 5,306 807 20

‐ ‐ 1,185 ‐ ‐ 937 2,122 4,555 156

‐ ‐ ‐ ‐ 1,029 1,132 2,161 4,555 155

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4,555 155

‐ ‐ ‐ ‐ 1,000 1,063 2,063 4,555 155

‐ ‐ ‐ ‐ 1,859 2,564 4,423 2,195 78

M7 1,199 ‐ ‐ ‐ 1,066 2,265 ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 835 797 1,632 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ 354 2,291 ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 835 797 1,632 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ 354 2,291 ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 835 797 1,632 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ 354 2,291 ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 835 797 1,632 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ 354 2,291 ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 835 797 1,632 ‐ ‐

และทางว่ิงพืน้ที่อาคาร 

(ตร.ม.)

พืน้ที่จอดรถ

6

พกัอาศยั

Mezzanine

4A

1

2

3

4

5

ชัน้

พืน้ที่
พืน้ที่

ส านักงาน 

(ตร.ม.)

พืน้ที่บันได, ลิฟต,์ 

ห้องเคร่ือง, ห้องเก็บ

ของ, ทางเดนิ, อ่ืนๆ 

(ตร.ม.)

พืน้ที่

สรรพสินค้า /

 พาณิชย ์

(ตร.ม.)

พืน้ที่

ภัตตาคาร 

(ตร.ม.)

7

8

9

10

11
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ตร.ม. ห้อง ตร.ม. คัน

M7 ‐ ‐ ‐ 354 2,291 ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 835 361 916 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ 354 2,291 ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 555 361 916 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ 354 2,291 ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 555 361 916 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ 354 2,291 ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 555 361 916 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ 354 2,291 ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 555 361 916 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ 354 2,107 ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 555 361 916 ‐ ‐

M7

ชัน้ 18 

จ ำนวน 8 

หอ้ง ชัน้ 

18-19 เพน

เฮำส ์22 หอ้ง

‐ ‐ ‐ 358 2,811 ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐
(555+555) 

1,110
…...(361+361)…. 722 1,832 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 555 361 916 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 555 361 916 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 555 361 916 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 555 361 916 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 555 361 916 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 555 361 916 ‐ ‐

และทางว่ิงพืน้ที่อาคาร 

(ตร.ม.)

พืน้ที่จอดรถ

พกัอาศยั

12

ชัน้

พืน้ที่
พืน้ที่

ส านักงาน 

(ตร.ม.)

พืน้ที่บันได, ลิฟต,์ 

ห้องเคร่ือง, ห้องเก็บ

ของ, ทางเดนิ, อ่ืนๆ 

(ตร.ม.)

พืน้ที่

สรรพสินค้า /

 พาณิชย ์

(ตร.ม.)

พืน้ที่

ภัตตาคาร 

(ตร.ม.)

17

16

15

14

13

21

20

18-19

22

23

24

25
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1.3.1.2) ผลการด าเนินการจริง 

             -  ปัจจบุนัโครงการ THE TRENDY CONDOMINIUM มีลกัษณะเป็นอาคารชุดพกัอาศยัและอาคาร
ส านกังาน 1 อาคาร 2 ทาวเวอร ์ไดแ้ก่ ทาวเวอร ์M7 ขนาด 19 ชัน้ สงู 63.9 เมตร และทาวเวอร ์M8 ขนาด 31 ชัน้ สงู 104 
เมตร(ความสงูวดัถึงสว่นที่สงูที่สดุ)  ประกอบดว้ยหอ้งชดุทัง้หมด 734 หอ้งชุด มีพืน้ที่อาคารรวม 98,559 ตารางเมตร 
ปัจจบุนัโครงการไดส้รา้งและเปิดด าเนินการใหผู้พ้กัอาศยัเขา้มาพกัอาศยัเป็นที่เรียบรอ้ย รวมไปถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวก ระบบสาธารณปูโภคต่าง ๆ ไดเ้ปิดใชง้านอย่างเต็มรูปแบบ ทัง้นีพ้ืน้ที่ภายในโครงการไดก้่อสรา้งตามแบบที่ไดร้บั
การเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มทกุประการจึงท าใหผ้ลการด าเนินการจรงิเป็นไปตามผลที่ได้
จากการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

1.3.2  จ านวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

            1.3.2.1) ผลการประเมินตามรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

  - ในการประเมินจ านวนผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ บรษิัทที่ปรกึษาจะค านึงถึงจ านวนหอ้งนอนในแต่ละ
หอ้งชดุพกัอาศยัประกอบดว้ย โดยก าหนดใหพ้ืน้ที่ใชส้อยแต่ละหน่วย(หอ้ง)นอ้ยกว่า 35 ตารางเมตร ใชเ้กณฑผ์ูพ้กัอาศยั 
3 คน และพืน้ที่ใชส้อยแต่ละหน่วย(หอ้ง) มากกว่า 35 ตารางเมตร ใชเ้กณฑผ์ูพ้กัอาศยั 5 คนขึน้ไป แต่หากพบว่าเมื่อ
ประเมินแลว้มีผูพ้กัอาศยันอ้ยกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดของส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจะ

ตร.ม. ห้อง ตร.ม. คัน

M7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 555 361 916 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 555 361 916 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 555 361 916 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 555 361 916 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 555 361 916 ‐ ‐

M7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

M8 ‐ ‐ ‐ ‐ 555 361 916 ‐ ‐

รวม ‐ 22,838 565 5,546 650 19,163 28,282 76,479 22,080 750

และทางว่ิงพืน้ที่อาคาร 

(ตร.ม.)

พืน้ที่จอดรถ

พกัอาศยั
ชัน้

พืน้ที่
พืน้ที่

ส านักงาน 

(ตร.ม.)

พืน้ที่บันได, ลิฟต,์ 

ห้องเคร่ือง, ห้องเก็บ

ของ, ทางเดนิ, อ่ืนๆ 

(ตร.ม.)

พืน้ที่

สรรพสินค้า /

 พาณิชย ์

(ตร.ม.)

พืน้ที่

ภัตตาคาร 

(ตร.ม.)

27

26

28

29

30

31

รวม 98,559
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ใชค่้าตามที่ก าหนดแทน  ซึ่งจากการประเมินพบว่า “โครงการจะมีผูพ้กัอาศยัจ านวนรวมทัง้สิน้ 4,150 คน” มีรายละเอียด
การประเมินดงัแสดงในตารางที่ 1.3.2.1-1 

ตารางที ่1.3.2.1-1 สรุปจ านวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

ประเภทและขนาดพืน้ท่ีหอ้งพกั 

จ านวนหอ้ง 

ชดุพกัอาศยั 

(หอ้ง) 

อตัราการเขา้พกั 

(คน/หอ้ง)* 

จ านวนผูพ้กัอาศยั 

(คน) 

1)สว่นพักอาศัย 
หอ้งชดุพกัอาศยัที่มีขนาดพืน้ท่ีนอ้ยกวา่ 35 ตาราง
เมตร 
หอ้งชดุพกัอาศยัที่มีขนาดพืน้ท่ีมากกว่า 35 ตาราง
เมตร 
รวมจ านวนผูพ้กัอาศยั 
2) สว่นส านักงาน 
พืน้ท่ีส่วนส านกังาน  
 

 
441 
124 

 
 

 19,860 ตร.ม. 

 
3 
5 
 
 

9 คน/ตร.ม. 

 
1,323 
620 

1,943 
 

2,207 

รวมจ านวนผู้ทีอ่ยู่ในอาคาร  - 4,150 

    1.3.2.2) ผลการด าเนินการจรงิ 

     - โครงการ THE TRENDY CONDOMINIUM  เป็นอาคารชดุพกัอาศยัและอาคารส านกังาน   1 อาคาร 
2 ทาวเวอร ์ขนาด 19 และขนาด 31 ชัน้ ประกอบดว้ยหอ้งชดุทัง้หมด 734 หอ้งชดุ ไดม้ีการสง่มอบหอ้งชดุใหล้กูคา้ไปแลว้
ทัง้หมด ปัจจบุนัโครงการไดก้่อสรา้งเสรจ็เรียบรอ้ยและเปิดด าเนินการใหผู้พ้กัอาศยัเขา้มาพกัอาศยัเป็นที่เรียบรอ้ยรวมไป
ถึงสิ่งอ านวยความสะดวกระบบสาธารณปูโภคต่างๆ ไดเ้ปิดใชง้านอย่างเต็มรูปแบบ ทัง้นีพ้ืน้ที่ภายในโครงการไดก้่อสรา้ง
ตามแบบที่ไดร้บัการเห็นชอบในรายการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มทกุประการจึงท าใหผ้ลการด าเนินการจรงิเป็นไป
ตามผลที่ไดจ้ากการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

1.3.3 พืน้ทีสี่เขียว 
  1.3.3.1) ผลการประเมินตามรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม 
  โครงการจดัใหม้ีพืน้ที่สีเขียวบรเิวณชัน้ลา่ง,ชัน้ 7 และชัน้หลงัคาของ Tower M 7 และ M 8  ขนาดพืน้ที่ 
5,064.52 ตารางเมตร คิดเป็นอตัราสว่นของพืน้ที่สีเขียวต่อผูท้ี่อยู่ในโครงการ ประมาณ 1.22 ตารางเมตร/คน (ผูพ้กั
อาศยัในอาคารชดุ จ านวน 1,943 คน และพนกังานและผูท้ี่มาใชบ้รกิารสว่นส านกังาน จ านวน 2,207 คน)  โดยจะจดัให้
มีพืน้ที่สีเขียวบรเิวณชัน้ลา่ง 2,291.08 ตารางเมตร และจะปลกูไมย้ืนตน้บรเิวณชัน้ลา่งขนาดพืน้ที่ 1,242.5 ตารางเมตร
โดยตน้ไมท้ี่น ามาปลกู ไดแ้ก่ ราชพฤกษ ์ชมพพูนัธท์ิพย ์ข่อย ปาลม์ยะวา กา้มกุง้สีทอง แกว้ ลิน้กระบือ หญา้มาเลเซีย 
ดาดตะกั่ว หญา้นวลนอ้ย ตีนตุ๊กแก และบล็อคปหูญา้ เป็นตน้ 
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  1.3.3.2 ผลการด าเนินการจริง 
  ปัจจบุนัโครงการมีพืน้ที่สีเขียวทัง้หมด 4 บรเิวณมีรายละเอียดดงันี ้
 1). บรเิวณชัน้ล่าง มีพืน้ที่ 2,291.08 ตารางเมตรโดยจะมีพืน้ที่ปลกูไมย้ืนตน้ 1,242.5 ตารางเมตร 
 2). บรเิวณชัน้ 7 มีพืน้ที่สีเขียว 1,206.44 ตารางเมตร 
 3). บรเิวณหลงัคา Tower M7 (ชัน้พืน้ที่หนีไฟทางอากาศ) มีพืน้ที่สีเขียว 517 ตารางเมตร 
 4). บรเิวณหลงัคา Tower M8 (ชัน้พืน้ที่หนีไฟทางอากาศ) มีพืน้ที่สีเขียว 1,050 ตารางเมตร 
  โดยส่วนใหญ่มีต าแหน่งและขนาดตามที่ระบใุนมาตรการ ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัตาม
มาตรการในเรื่องของพืน้ที่สีเขียว พบว่าพืน้ที่สีเขียวของโครงการทัง้หมดมีการปลกูตน้ไมแ้ละพืชพรรณที่เหมาะสมทกุ
บรเิวณ มีการซ่อมแซม บ ารุงรกัษาใหม้ีความสมบรูณอ์ย่างต่อเนื่องและไดจ้ดัใหม้ีพนกังานดแูลสวน 1 อตัรา ซึ่งการ
ปฏิบติัดงักลา่วเป็นไปตามรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ดว้ยการปฏิบติั
ตามมาตรการดงักลา่วจึงท าใหผ้ลการด าเนินการจรงิสว่นใหญ่เป็นไปตามผลที่ไดจ้ากการวิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 
1). บรเิวณชัน้ล่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
2). บรเิวณชัน้ 7 มี 
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3). บรเิวณหลงัคา Tower M7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี ้THE  TRENDY JURISTIC PERSON 

10 ซอยสขุมุวิท 13 (แสงจนัทร)์ แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1 

4). บรเิวณหลงัคา Tower M8 

 
 

 รูปที ่1.3.3-1 พืน้ทีสี่เขียว 

1.3.4 ระบบน ้าใช้ 

        1.3.4.1) ผลการประเมินตามรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  - แหลง่น า้ใชโ้ครงการจะใชบ้รกิารน า้ประปาจากการประปานครหลวงส านกังานประปาสาขาสขุมุวิท
โดยจะต่อท่อประปานครหลวงผ่านมิเตอร ์ เพื่อน าน า้มาเก็บไวใ้นถงัเก็บน า้ใตดิ้นและสบูน า้ขึน้ไปยงัถงัเก็บน า้ชัน้หอ้ง
เครื่องซึ่งตัง้อยู่เหนือชัน้ที่ 19 ของ Tower M7 และชัน้หอ้งเครื่องซึ่งตัง้อยู่เหนือชัน้ที่ 31 ของ Tower M8 แลว้จึงจา่ยลง
มายงัสว่นต่าง ๆ ของอาคาร โดยมีรายละเอียดของถงัเก็บน า้ดงันี ้

  (1) ถังเก็บน ้าใต้ดิน จ านวน 1 ถงั มีความจรุวม 1,400 ลกูบาศกเ์มตร แบ่งเป็นส ารองน า้เพื่ออปุโภค-
บรโิภค 1,100 ลกูบาศกเ์มตร และส ารองน า้เพื่อการดบัเพลิง 300 ลกูบาศกเ์มตร โดยจะติดตัง้เครื่องสบูน า้ จ านวน 4 
เครื่อง แบ่งเป็น Tower ละ 2 เครื่องเพื่อสบูน า้ไปยงัถงัเก็บน า้ชัน้หอ้งเครื่อง Tower M7 และ Tower M8 โดยเครื่องสบูแต่
ละเครื่อง มีอตัราการสบู 0.16 ลกูบาศกเ์มตรต่อนาทีที่ TDH 70 เมตรและ 120 เมตร ส าหรบั Tower M7 และ Tower M8 
ตามล าดบัและติดตัง้เครื่องสบูดบัเพลิงขบัเคลื่อนดว้ยน า้มนัดีเซล จ านวน 2 เครื่อง(1 เครื่อง 1 Tower) โดยเครื่องสบูน า้
ดบัเพลิงแต่ละเครื่อง มีอตัราการสบู 3.8 ลกูบาศกเ์มตรต่อนาที ที่ TDH 116  เมตร และ 140 เมตร ส าหรบั Tower M7 
และ Tower M8 ตามล าดบั และเครื่องสบูช่วยดบัเพลิง(Jockey Pump) มีจ านวน 2 เครื่อง(1 เครื่อง 1 Tower) โดยมีอตัรา
การสบู 3.8 ลกูบาศกเ์มตรต่อนาที ที่ TDH 116 เมตรและ 140 เมตร ส าหรบั Tower M7 และ Tower M8 ตามล าดบั 
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  (2) ถงัเก็บน า้ชัน้หอ้งเครื่อง จ านวน 2 ถงั (1 ถงั/Tower)  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

   (2.1) Tower M7 ถงัเก็บน า้จะตัง้อยู่ที่ชัน้หอ้งเครื่อง จ านวน 1 ถงั มีความจปุระมาณ 200 
ลกูบาศกเ์มตร ส ารองน า้เพื่ออปุโภค-บริโภคทัง้หมด    โดยติดตัง้ Booster Pump จ านวน 4 เครื่อง แต่ละเครื่องมีอตัรา
การสบู 0.025 ลกูบาศกเ์มตร/นาที ที่ TDH 10 เมตร เพื่อช่วยเพิ่มแรงดนัจ่ายน า้มายงัส่วนต่าง ๆของอาคาร  

   (2.2) Tower M8 ถงัเก็บน า้จะตัง้อยู่ที่ชัน้หอ้งเครื่อง จ านวน 1 ถงั มีความจปุระมาณ 400 
ลกูบาศกเ์มตร ส ารองน า้เพื่ออปุโภค-บริโภคทัง้หมด    โดยติดตัง้ Booster Pump จ านวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมีอตัรา
การสบู 0.017 ลกูบาศกเ์มตร/นาที ที่ TDH 10 เมตร เพื่อช่วยเพิ่มแรงดนัจ่ายน า้มายงัส่วนต่าง ๆของอาคาร 

 ปรมิาณน า้ใชก้ารประเมินปริมาณน า้ใชข้องโครงการในแต่ละวนัสามารถประเมินไดจ้ากค่ามาตรฐานขัน้ต ่าที่
ก าหนดโดยส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ที่ก าหนดว่า “ที่พกัอาศยัตามที่เกิดขึน้จรงิแต่
ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 200 ลิตร/คน/วนั” ทัง้นี ้กิจกรรมอื่นๆ ที่มีภายในโครงการจะถกูน ามาค านวณปรมิาณน า้ใชร้ว่มดว้ย โดย
อา้งอิงอตัราการใชน้ า้จากแหลง่ขอ้มลูต่างๆ ซึ่งจากการประเมิน พบว่า “โครงการจะมีความตอ้งการใชน้ า้รวมประมาณ 
200 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

2) ผลการด าเนินการจรงิ 

- ปัจจบุนัโครงการรบัน า้จากการประปานครหลวง ส านกังานประปาสขุมุวิท เฉลี่ยประมาณ 150 

ลกูบาศกเ์มตร/วนั โดยโครงการจะต่อท่อประปาจากการประปานครหลวงผ่านมิเตอร ์เพื่อน าน า้มาเก็บไวใ้นถงัเก็บน า้ใต้

ดินที่ตัง้อยู่ใตดิ้น จ านวน 1 ถงั มีความจรุวม 1,400 ลกูบาศกเ์มตร จากนัน้จะท าการสบูโดยใชเ้ครื่องสบูน า้ สบูน า้จากถงั

เก็บน า้ชัน้ใตดิ้นไปยงัถงัเก็บน า้ชัน้หลงัคาจ านวน 2 ถงั/อาคาร ความจปุระมาณ 600 ลกูบาศกเ์มตร และจ่ายน า้ใชก้บั

พืน้ที่ใชส้อยสว่นต่างๆ ของอาคาร ทัง้นีเ้มื่อเทียบความตอ้งการน า้ประปาปัจจบุนักบัความตอ้งการน า้จากการประเมิน

(การประเมินอยู่ที่ 200 ลกูบาศกเ์มตร/วนั) พบว่า ความตอ้งการน า้ปัจจบุนัยงัคงมีปรมิาณที่ต  ่ากว่าปรมิาณที่ไดจ้ากการ

ประเมิน อนึ่งปัจจบุนั ดงันัน้ผลการด าเนินการจรงิเป็นสว่นใหญ่ไปตามผลที่ไดจ้ากการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

ภาพที ่1.3.4-1 ถังเก็บน ้าใต้ดิน 
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ภาพที ่1.3.4-2 ถังก็บน ้าชั้นดาดฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 การบ าบัดน ้าเสีย 

 1.3.5.1) ผลการประเมินตามรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

  - ปริมาณน ้าเสีย น า้เสียของโครงการ ประกอบดว้ย น า้โสโครกจากหอ้งสว้ม น า้เสียจากการอาบลา้ง
และอื่นๆ และน า้เสียจากการประกอบอาหารของแต่ละหอ้งชดุพกัอาศยั โดยปรมิาณน า้เสียคิดเป็นรอ้ยละ 80 ของ
ปรมิาณน า้ใช ้ (ไม่รวมน า้เติมสระว่ายน า้) โดยจากการประเมินพบว่า “โครงการจะมีปรมิาณน า้เสียประมาณ 423 
ลกูบาศกเ์มตร/วนั” 

  - รายละเอียดและขั้นตอนการบ าบัดน ้าเสีย  

  โครงการจดัใหม้ีระบบบ าบดัน า้เสีย จ านวน 2 ชุด บ าบดัน า้เสียดงันี ้

  (1) ระบบบ าบดัน า้เสียส าเรจ็รูป รุ่น SAN 20AE(ระบบเติมอากาศแบบฟิลม์ตรงึ)จ านวน 1 ชุด ออกแบบ
ใหร้องรบัน า้เสียได ้20 ลกูบาศกเ์มตร /วนั โดยจะท าหนา้ที่บ  าบดัน า้เสียจากหอ้งน า้ชัน้ลา่งและหอ้งน า้ชัน้ที่ 2 ของ Tower 

ถงัก็บน ้าชั้นดาดฟ้าพกัอาศยั 
Tower M7 

ถงัก็บน ้าชั้นดาดฟ้าส านกังาน 

Tower M8 
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M7 ซึ่งรองรบัน า้เสียจากผูม้าใชบ้รกิารรา้นคา้ซึ่งมีปรมิาณ 17 ลกูบาศกเ์มตร /วนั (80%ของปรมิาณน า้ใชจ้ากรา้นคา้ 21 
ลกูบาศกเ์มตร /วนั) 

  (2)  ระบบบ าบดัน า้เสียแบบฟิลม์ตรงึ (Fixed film Aerator) (ซึ่งติดตัง้อยู่กบัที่)จ านวน 1 ชดุ ออกแบบให้
รองรบัน า้เสียได ้450 ลกูบาศกเ์มตร /วนั โดยจะท าหนา้ที่บ  าบดัน า้เสียจากส่วนต่าง ๆ ของโครงการ  ซึ่งมีปรมิาณ 407 
ลกูบาศกเ์มตร /วนั(ยกเวน้หอ้งน า้ชัน้ลา่งและหอ้งน า้ชัน้ที่ 2 ของ Tower M7) 

ส าหรับรายละเอียดและส่วนประกอบต่าง ๆของระบบบ าบัดน ้าเสียแต่ละชุดมีดังนี้ 

(1.) ระบบบ าบดัน า้เสียเสรจ็รูป รุย่ SAN 20 AE (ระบบเติมอากาศแบบฟิลม์ตรงึ)   

 (1.1) สว่นแยกกากตะกอน (Separation Tank) ปรมิาน 7.5 ลกูบาศกเ์มตร ท าหนา้ที่ดกัและย่อยสลายกาก
ปฏิกลู โดยจะรบัน า้เสียจากหอ้งน า้ชัน้ลา่ง และชัน้ที่ 2 ของ Tower M7 ซึ่งรองรบัน า้เสียจากผูม้าใชบ้รกิารของโครงการ 
และไหลเขา้สูส่ว่นเติมอากาศแบบฟิลม์ตรงึต่อไป 

 (1.2) สว่นเติมอากาศแบบฟิลม์ตรงึ (Fixed Film Aeration Tank) ปรมิาตร 9.3 ลกูบาศกเ์มตร รองรบัน า้เสียที่
ไหลมาจากสว่นเกรอะ ภายในบรรจุตวักลางพลาสติกชนิด Pall Ring Type มีพืน้ที่ผิว 102 ตารางเมตร/ลกูบาศกเ์มตร ที่
มี Void Ratio 90 % โดยจะติดตัง้เครื่องเติมอากาศขนาด 0.2 ลกูบาศกเ์มตร/นาทีจ านวน 3 เครื่อง (ใชจ้รงิ 2 เครื่อง ส ารอง 
1 เครื่อง) จากนัน้น า้เสียจะไหลเขา้สูบ่่อเติมคลอรีน 

 (1.3) สว่นตกตะกอน (Sedimentation Tank) มีพืน้ผิว 1.6 ตารางเมตร ท าหนา้ที่ตกตะกอนจลุินทรีย ์ (Floc) ที่
ปะปนมากบัน า้เสียเพื่อน า้ใส โดยตะกอนจลุินทรียจ์ะตกลงสูก่น้บ่อตกตะกอนซึ่งตะกอนบางสว่นจะถกูสบูกลบัไปยงับ่อ
เติมอากาศ และสว่นที่เหลือจะถกูสบูไปยงับ่อแยกกากตะกอน โดยอาศยัระบบการยกตวัของอากาศ (Air Lift System) 
ส าหรบัน า้ใสจะไหลเขา้สูบ่่อคลอรีนต่อไป 

 (1.4) บ่อเติมคลอรีน (Chlorine Contact Tank) มีขนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ลกึ 1 เมตร ปรมิาตร 1 
ลกูบาศกเ์มตร จ านวน 1 บ่อ ระยะเวลาสมัผสัคลอรีนไม่นอ้ยกว่า 15 นาที ซึ่งน า้ใสจากบ่อตกตะกอนของระบบบ าบดัน า้
เสียเสรจ็รูปจะไหลไปยงับ่อสมัผสัคลอรีน เพื่อท าการเติมคลอรีนฆ่าเชือ้โรคก่อนระบายออกสู่ท่อระบบน า้รมิถนนซอย
สขุมุวิท 13 ต่อไป 

(2.) ระบบบ าบดัน า้เสียทางชีวภาพแบบฟิลม์ตรงึ (Fixed Film Aeration) 

 ระบบบ าบดัน า้เสียจะรบัน า้เสียจากทกุส่วนของโครงการเขา้มาบ าบดั (ยกเวน้น า้เสียจากรา้นคา้ ของ Tower 
M7) โดยน า้เสียที่เกิดจากการประกอบอาหาร จะไหลเขา้สูถ่งัดกัไขมนัส าเรจ็รูปของโครงการซึ่งมีขนาดความจุ 10 
ลกูบาศกเ์มตร จากนัน้น า้เสียทัง้หมดจะไหลเขา้ไปสู่บ่อเกรอะ (Solid Separation Tank) และไหลเขา้สูบ่่อปรบัสมดลุ 
(Equalization Tank) จากนัน้จะถกูสบูไปยงับ่อเติมอากาศแบบฟิลม์ตรงึ (Fixed film Aeration Tank ) และน า้เสียที่ผ่าน
การเติมอากาศแลว้จะไหลไปสูบ่่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) ต่อไปโดยตะกอนจะตกลงสู่กน้บ่อตกตะกอน ซึ่ง
ตะกอนบางสว่นจะถกูสบูกลบัไปยงับ่อเติมอากาศโดยทนัที โดยจะติดตัง้เครื่องสบูตะกอนขนาด 10 ลกูบาศกเ์มตร/
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ชั่วโมง และตะกอนสว่นเกินจะไหลไปยงับ่อเก็บตะกอน (Sludge Storage Tank) เพื่อใหส้  านกังานเขตวฒันารบัไปก าจดั
ต่อไป ส าหรบัน า้ใสจะไหลสู่บ่อเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชือ้โรค จากนนัน้จะไหลสูท่่อระบบน า้รมิถนนซอยสขุมุวิท 13 ต่อไป 
ส าหรบัรายละเอียดและสว่นประกอบต่าง ๆ ของระบบบ าบดัน า้เสีย มีดงันี ้

 (2.1) บ่อเกรอะ (Solid Separation Tank) ขนาดกวา้ง 4.5 เมตร ยาว 8.5 เมตร ความ ลึก 4.5 เมตร ปรมิาตร172 
ลกูบาศกเ์มตร รองรบัน า้เสียปรมิาณ 407 ลกูบาศกเ์มตร/วนั ก่อนเขา้สู่บ่อปรบัสมดลุน า้เสียต่อไป 

 (2.2) บ่อปรบัสมดลุน า้เสีย (Equalization Tank) ขนาดกวา้ง 4.5 เมตร ยาว 4.5 เมตร ความลกึ 4.5 เมตร 
ปรมิาตรประมาน 91 ลกูบาศกเ์มตร เป็นบ่อที่ท าหนา้ที่ปรบัอตัราการไหลของน า้เสียเขา้ระบบ เพื่อลดปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงอตัราการไหล เช่น Peak Flow หรือ Minimum Flow ซึ่งจะมีผลต่อระยะเวลาในการบ าบดัน า้เสียของบ่อ
บ าบดัน า้เสียของบ่อเติมอากาศและบ่อตกตะกอน เพื่อปรบัสภาพน า้เสียใหค้ณุสมบติัเท่าเทียมกนัทัง้หมดก่อนที่จะถกู
สบูน า้ จ านวน 2 เครื่อง (ใชง้านจรงิ 1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอตัราการสบู 0.14 ลกูบาศกเ์มตร/นาที ที่ 
TDH 4 เมตร 

 (2.3) บ่อเติมอากาศแบบฟิลม์ตรงึ (Fixed Film Aeration Tank) ขนาดกวา้ง 4.5 เมตร ยาว 8.5 เมตร ความลกึ 
4.5 เมตร ปรมิาตรประมาน 172 ลกูบาศกเ์มตร ภายในบรรจตุวักลางพลาสติกชนิด Cross Flow มีพืน้ที่ผิวไม่นอ้ยกว่า 
120 ตารางเมตร/ลกูบาศกเ์มตร ที่มี Void Ratio 97 % ปริมาตร Media 48 ลกูบาศกเ์มตร โดยจะติดตัง้เครื่องเติมอากาศ
ที่มีอตัราการจ่ายอากาศขนาด 4.29 ลกูบาศกเ์มตร/นาที มอเตอรข์นาด 3.32 kw จ านวน 2 เครื่อง (ใชง้านจรงิ 1 เครื่อง 
ส ารอง 1 เครื่อง) 

 (2.4) บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) จ านวน 1 บ่อ ขนาด 4.5 เมตร ยาว 4.5 เมตร พืน้ผิวตกตะกอน
ประมาณ 20 ตารางเมตร ท าหนา้ที่ตกตะกอนจลุินทรีย ์ (Floc) ที่ปะปนมากบัน า้เสียเพื่อใหน้ า้ใส โดยน า้เสียที่ผ่านการ
บ าบดัจากบ่อเติมอากาศ จะมีตะกอนจลุินทรียบ์างสว่นปะปนมาดว้ย แลว้จึงไหลมายงับ่อตกตะกอน ซึ่งตะกอน
แบคทีเรียจะตกตะกอนอยู่ที่กน้บ่อตกตะกอน โดยตะกอนบางสว่นจะถูกสบูกลบัไปยงับ่อเติมอากาศ โดยจะติดตัง้เครื่อง
สบูตะกอนขนาด 0.17 ลกูบาศกเ์มตร/นาที ที่ TDH 8.5 เมตร จ านวน 2 เครื่อง (ใชง้านจรงิ 1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) และ
สว่นที่เหลือจะถูกสบูไปเก็บตะกอนสว่นเกินต่อไปส าหรบัน า้ใสจะไหลออกสู่บ่อเติมคลอรีนต่อไป 

 (2.5) บ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน (Sludge Storage Tank) ขนาดกวา้ง 2.2 เมตร ยาว 9.2 เมตร ความลกึ 4.5 เมตร 
ความจปุระมาน 91 ลกูบาศกเ์มตร ท าหนา้ที่กกัเก็บตะกอนสว่นเกิน โดยโครงการจะติดต่อใหส้  านกังานเขตวฒันา มาสบู
ตะกอนสว่นเกินไปก าจดัต่อไป 

 (2.6) บ่อเติมคลอรีน (Chlorine Contact Tank) มีขนาดกวา้ง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร ความลกึ 2 เมตร ปรมิาตร 
4.5 ลกูบาศกเ์มตร จ านวน 1 บ่อ ระยะเวลาการสมัผสัคลอรีนไม่นอ้ยกว่า 15 นาที ซึ่งน า้ใสจากบ่อตกตะกอน จะไหลไป
ยงับ่อสมัผสัคลอรีน เพื่อท าการเติมคลอรีนฆ่าเชือ้โรคก่อนระบายเขา้สูบ่่อพกัน า้ทิง้ เพื่อน าน า้ทิง้บางสว่นไปรดน า้ตน้ไม้
ภายในโครงการ ส่วนน า้ทิง้ที่เหลือจะระบายออกสูท่่อระบบน า้รมิถนนซอยสขุมุวิท 13 ต่อไป 
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 อนึ่ง โครงการจะน าน า้ทิง้ที่ผ่านการบ าบดัน า้เสียแบบติดตัง้อยู่กบัที่ (On Site) กลบัมาใชร้ดน า้ตน้ไมภ้ายใน
โครงการ โดยจดัสรา้งบ่อพกัน า้ทิง้ขนาดกวา้ง 1.4 เมตร ยาว 4 เมตร ลกึ 2.1 เมตร ความจ ุ11.76 ลกูบาศกเ์มตร ภายใน
ติดตัง้เครื่องสบูน า้จ านวน 2 เครื่อง ขนาด 0.095 ลกูบาศกเ์มตร/นาที ที่ TDH 110 เมตร สบูน า้จากบอพกัน า้ไปยงั ระบบ 
Sprinkler ที่ติดตัง้อยู่ภายในโครงการเพื่อใชร้ดน า้ตน้ไม ้ ซึ่งการน าน า้ทิง้กลบัมารดน า้ตน้ไมน้อกจากจะเป็นการน าน า้
กลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม้ีประสิทธิภาพมากท่ีสดุแลว้ ยงัจะช่วยลดปรมิาณน า้ทิง้ที่ระบายออกสู่ภายนอกโครงการอีกดว้ย 
 2) ผลการด าเนินการจริง 

   - โครงการ THE TRENDY CONDOMINUIM ไดร้บัการออกแบบและก่อสรา้งระบบบ าบดัน า้เสียอาคาร 
จ านวน 2 ชดุ ฝังอยู่ใตดิ้นบรเิวณทางวิ่งรถยนตท์างออกของพืน้ที่โครงการ ซึ่งเป็นระบบบ าบดัน า้เสียแบบ Activated 
Sludge ที่ไดร้บัการออกแบบใหส้ามารถรองรบัน า้เสียได ้ 470 ลกูบาศกเ์มตร/วนั/ชุด ซึ่งประกอบไปดว้ยหน่วยย่อยของ
ระบบ ดงันี ้ บ่อดกัไขมนั บ่อเกรอะ บ่อสบูน า้เสีย บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน บ่อเก็บน า้ที่บ  าบดัแลว้ และบ่อตรวจ
คณุภาพน า้ ทัง้นีปั้จจบุนัแต่ละอาคารของโครงการมีปรมิาณน า้เสียเฉลี่ยต่ออาคารอยู่ที่ 200 ลกูบาศกเ์มตร/วนั ซึ่งไม่เกิน
ความสามารถการรองรบัน า้เสียของระบบ (สามารถรองรบัน า้เสียได ้ 450 ลกูบาศกเ์มตร/วนั) ดงันัน้ ผลการด าเนินการ
จรงิสว่นใหญ่เป็นไปตามผลที่ไดจ้ากการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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1.3.5-1 ระบบบ าบัดน ้าเสีย 
 
1.3.6 การระบายน ้าและการป้องกันน ้าท่วม 
         1) ประเมินตามรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- ระบบระบายน ้าฝนจากดาดฟ้าอาคาร ประกอบดว้ยหวัรบัน า้ฝน (RD) ขนาดเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลาง 4 นิว้ และ 8 นิว้ท าหนา้ที่รบัน า้ฝนจากชัน้ดาดฟ้าของอาคารแลว้ไหลลงมาตามท่อระบายน า้ฝน (RL) ขนาด
เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 8 นิว้จากนัน้จึงไหลลงสูท่่อระบายน า้รอบ ๆ อาคารและจะถกูรวบรวมเขา้สูบ่่อหน่วงน า้ต่อไป 

- ระบบระบายน ้าภายในอาคาร ประกอบดว้ย  
(1) ท่อระบายน า้เสีย (Waste Pipe) ภายในอาคารจะมีท่อระบายน า้เสียขนาดเสน้ผ่าน

ศนูยก์ลาง 4 นิว้ท าหนา้ที่ระบายน า้เสียจากการอาบลา้งและน า้เสียจากส่วนอ่ืน ๆ เขา้สูบ่่อเกรอะภายในระบบบ าบดัน า้
เสียต่อไป 

(2) ท่อระบายน า้โสโครก (Soil Pipe) ภายในอาคารจะมีท่อระบายน า้โสโครกขนาดเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลาง 4 นิว้ท าหนา้ที่ระบายน า้โสโครกจากหอ้งน า้ในสว่นต่าง ๆ ของอาคารเขา้สู่บ่อเกรอะภายในระบบบ าบดัน า้เสีย
ต่อไป  

(3) ท่อระบายน า้เสียจากการประกอบอาหาร (Kitchen Pipe) ภายในอาคารจะมีท่อระบายน า้
เสียจากการประกอบอาหารแต่ละหอ้งพกัขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 นิว้ท าหนา้ที่ระบายน า้จากการประกอบอาหารของ
แต่ละหอ้งพกัเขา้สู่บ่อดกัไขมนัภายในระบบบ าบดัน า้เสียต่อไป 

 
- ระบบระบายน ้าภายนอกอาคาร  
(1) ระบบระบายน า้ฝนโครงการจะประกอบดว้ย ท่อระบายน า้ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 600 และ 

800 มิลลิเมตร ความลาดเอียง 1:100 โดยมีบ่อพกัตลอดแนวท่อระบายน า้  ซึ่งจะท าหนา้ที่ในการระบายน า้หลากภายใน
พืน้ที่โครงการเขา้สู่บ่อหน่วงน า้ก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ  โดยโครงการน าถงัเก็บน า้ใตดิ้นที่สรา้งไวเ้ดิม (ซึ่ง
สรา้งเกินความจ าเป็น)มาปรบัใชเ้ป็นบ่อหน่วงน า้ โดยจะมีปรมิาตร 1,400 ลกูบาศกเ์มตร ซึ่งจะรองรบัน า้หลากภายใน
พืน้ที่โครงการปรมิาณ 105 ลกูบาศกเ์มตร ไดอ้ย่างเพียงพอโดยน า้ในบ่อหน่วงน า้จะถูกจ ากดัการระบายดว้ยการท างาน

บ่อบ ำบัดน ้ำเสียใต้ดิน ท่อปล่อยน ้ำบ ำบัดแล้ว 
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ของเครื่องสบูน า้ซึ่งติดตัง้ไวจ้านวน 2 เครื่อง (ใชง้าน 1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) อตัราการสบู เครื่องละ 0.085 ลบ.ม./วินาที 
จากนัน้จะระบายออกสูท่่อระบายน า้รมิถนนซอยสขุมุวิท 13 ต่อไป  

         2) ผลการด าเนินการจริง 

- ปัจจบุนัการระบายน า้ฝนที่ตกลงในพืน้ที่โครงการน าถงัเก็บน า้ใตดิ้นที่สรา้งไวเ้ดิม (ซึ่งสรา้งเกินความ
จ าเป็น) มาปรบัใชเ้ป็นบ่อหน่วงน า้ โดยจะมีปรมิาตร 1,400 ลบ.ม. ซึ่งจะรองรบัน า้หลากภายในพืน้ที่โครงการปรมิาณ 
105 ลกูบาศกเ์มตร ไดอ้ย่างเพียงพอโดยน า้ในบ่อหน่วงน า้จะถกูจ ากดัการระบายดว้ยการท างานของเครื่องสบูน า้ซึ่ง
ติดตัง้ไวจ้านวน 2 เครื่อง (ใชง้าน 1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) อตัราการสบู เครื่องละ 0.084 ลกูบาศกเ์มตร /วินาที จากนัน้
จะระบายออกสูท่่อระบายน า้รมิถนนซอยสขุมุวิท 13 ต่อไป โดยรวมผลการด าเนินการจรงิเป็นไปตามผลที่ไดจ้ากการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.3.6-1 ระบบระบายน ้าในพืน้ทีโ่ครงการ 
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ภาพที ่1.3.6-2 บ่อหน่วงพักน ้าชั้นใตด้นิ 

1.3.7  การจัดการมูลฝอย 

  1) ผลการประเมินตามรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
 - ปริมาณมูลฝอย มลูฝอยที่เกิดจากการด าเนินโครงการประกอบดว้ยมลูฝอยเปียก ไดแ้ก่ เศษอาหารมลูฝอย
แหง้ ไดแ้ก่ เศษกระดาษและถงุพลาสติกเป็นตน้ซึ่งจากการประเมินพบว่า “ โครงการจะมีปรมิาณมลูฝอยรวมทัง้สิน้ 17.2 
ลกูบาศกเ์มตร / วนั”  
 -การจัดการขยะมูลฝอย 
 1.จดัใหม้ีถงัขยะมลูฝอยขนาด 50 ลิตร จ านวน 2 ถงั โดยตัง้ไวภ้ายในหอ้งเครื่องของแต่ละชัน้  
 2. จดัใหม้ีพนกังานท าความสะอาด เพื่อท าหนา้ที่ในการรวบรวมมลูฝอยจากแต่ละประเภท จากนัน้น าไปไวใ้น
หอ้งพกัมลูฝอยรวม ส าหรบัมลูฝอยอนัตราย จะรวบรวมใส่ถงุสีสม้ ซึ่งมีตวัอกัษร "มลูฝอยอนัตราย" แลว้น าไปรวมไวย้งัที่
หอ้งพกัมลูฝอยรวม แยกจากจดุวางมลูฝอยอ่ืน ๆ ใหช้ดัเจน 
 3.การเก็บมลูฝอยในถงุจะไม่ใหม้ีปรมิาณ หรือน า้หนกัมากเกินไป ซึ่งบรรจปุรมิาณมลูฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของ
ถงุ 
 4. ก่อนรวบรวมมลูฝอยจากจดุต่าง ๆ ไปยงัหอ้งพกัมลูฝอยรวม จะมดัปากถงุใหแ้น่น เพื่อปอ้งกนัมลูฝอยกระจดั
กระจาย และสะดวกต่อการขนยา้ย 
 5. จดัใหม้ีหอ้งพกัมลูฝอยรวมบรเิวณชัน้ลา่ง ขนาดพืน้ที่ 81.25 ตารางเมตร ความจ ุ122 ลกูบาศกเ์มตร (คือที่
ความสงูกองขยะ1.5ม.) 
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 6. จดัใหม้ีการท าความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอยรวมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัการเพาะตวัของเชือ้โรค 
 7. หอ้งพกัมลูฝอยจะมีประตเูปิดปิดมิดชิด เพื่อป้องกนักลิ่นรบกวนผูอ้ยู่อาศยัและชมุชนบรเิวณใกลเ้คียง โดยจะ
เปิด-ปิด ประตเูฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมลูฝอยเท่านัน้ 
 8. บรเิวณพืน้ที่หอ้งพกัมลูฝอยรวม จะจดัใหม้ีท่อรวบรวมน า้จากการลา้งหอ้งพกัมลูฝอย เขา้สูร่ะบบบ าบดัน า้
เสียต่อไป 
 9. จดัใหม้ีแม่บา้นคอยดแูลรกัษาความสะอาดบรเิวณต่าง ๆ เช่นตามเดินภายในอาคาร ถงัมลูฝอยแต่ละชัน้ 
และหอ้งพกัมลูฝอยรวม 
 10. จดัใหม้ีพนกังานขนยา้ยมลูฝอยจากหอ้งพกัมลูฝอยรวม มายงัรถเก็บขนของส านกังานเขตวฒันา  เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการเก็บขน และกวดขนัไม่ใหพ้นกังานน ามลูฝอยมากองไวเ้พื่อรอการเก็บขน 
 11. ติดตามประสานงานการจดัเก็บมลูฝอย ของส านกังานเขตวฒันา ใหม้าเก็บมลูฝอยจากโครงการอย่าง
สม ่าเสมอโดยไม่มีการตกคา้ง 
 12. ประสานกบัรา้นซือ้ของเก่าบรเิวณใกลเ้คียง ใหเ้ขา้มารบัซือ้มลูฝอยที่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้กโดยตรง 
หรือตอ้งผ่านกรรมวิธีใด ๆ ก็ตามและมลูฝอยมีค่าที่สามารถขายได ้
 2) ผลการด าเนินการจริง 
 -ปัจจบุนัโครงการไดก้ าหนดใหม้ีเจา้หนา้ที่ท าการเก็บรวบรวมเป็นประจ าทกุวนัเวลาประมาณ 09.00-10.00 น. 
และ 14.00-13.00 น. ทัง้นีม้ลูฝอยทัง้หมดจะถกูรวบรวมมายงับรเิวณหอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการตัง้อยู่บรเิวณชัน้ 1 
ของอาคารซึ่งโครงการไดร้บับรกิารเก็บมลูฝอยไปก าจดัโดยส านกังานเขตวฒันาทุกวนัโดยจดัเก็บเวลาประมาณ 21.00-
24.00 น. อนึ่ง ภายหลงัการเก็บขนพนกังานจะลา้งท าความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอยรวมทกุครัง้ดว้ยน า้ผสมน า้ยาฆ่าเชือ้
น า้ที่เกิดจากลา้งท ามสะอาดจะถกูรวบรวมผ่านท่อระบายน า้เพื่อเขา้สูร่ะบบบ าบดัน า้เสียรวมเพื่อบ าบดัใหไ้ดม้าตรฐานฯ 
ก่อนระบายทิง้ต่อไป โดยรวมผลการด าเนินการจรงิสว่นใหญ่เป็นไปตามผลที่ไดจ้ากการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 

ภาพที ่1.3.7-1 หอ้งพกัมูลฝอยรวม 
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ภาพที ่1.3.7-2 หอ้งพกัมูลฝอยประจ าชั้น 

 1.3.8     ระบบไฟฟ้า 

โครงการจะรบักระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวงส านกังานการไฟฟ้าบางกะปิซึ่งเป็นระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงสงูของการไฟฟ้านครหลวง โดยระบบไฟฟ้าของโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ระบบไดแ้ก่ 

1) ระบบไฟฟ้าปรกติ 

ส าหรบัแจกจ่ายไฟฟ้าปรกติ ประกอบดว้ยสวิตชบ์อรด์แรงสงู ชนิดติดตัง้ภายในอาคาร สวิตชบ์อรด์แรงต ่า  และ
หมอ้แปลงไฟฟ้าโดยแปลงไฟฟ้าแรงสงูจากการไฟฟ้าขนาด 12/24 KVA. ผ่าน Transformer ชนิด Dry Type ขนาด 1,600 
KVA. และขนาด 2,000 KVA. จ านวน 3 ชดุ ติดตัง้อยู่บรเิวณหอ้งเครื่องไฟฟ้าบรเิวณชัน้ลา่งของอาคาร แปลงไฟ 12/24 
KVA เป็น 416/240 V. เพื่อจ่ายไปยงัโหลดต่าง ๆในภาวะปรกติและพบว่าโครงการมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า 10,606 KVA 
โดยกระแสไฟฟ้าเขา้สูห่อ้งพกัแต่ละหอ้งขนาดหอ้งละ 50-100 A.  

2) ระบบไฟฟ้าฉกุเฉิน 

ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง โครงการไดจ้ดัใหม้ีการติดตัง้ไฟฟ้าส ารองไวใ้ชน้านอย่างนอ้ย 2 ชั่วโมง และมีเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าฉกุเฉิน(Generator) ขนาด 315 KVA. จ านวน 1 ชดุ ติดตัง้อยู่บรเิวณหอ้งเครื่องไฟฟ้าชัน้ 5 ของอาคาร 
เนื่องจากจะอยู่ใกลก้บัหอ้งเครื่อง ซึ่งเป็นต าแหน่งที่เหมาะสมส าหรบัการป้องกนัเสียงรบกวนจะมีการใชท้่อดกัเสียงของ
ท่อไอเสียเพื่อลดเสียงจากท่อไอเสีย และในตวัเครื่องมีวสัดปุ้องกนัเสียงรบกวนเช่นใยแกว้  ซึ่งมีลกัษณะชนิดพิเศษในการ
ห่อหุม้ ทนความรอ้นสงู ในส่วนของหอ้ง Generator จะติดตัง้ถงัดบัเพลิงเคมีไวจ้  านวน 2 ถงั ซึ่งสามารถใชง้านไดพ้รอ้ม
กนัทนัทีในกรณีเกิดเพลิงไหม ้

   
 

Tower M7 Tower M8 
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 1.3.8.2) ผลการด าเนินการจริง 
 - ปัจจบุนัโครงการมีระบบไฟฟ้าอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้าปกติ และระบบไฟฟ้าฉกุเฉินโดยระบบไฟฟ้าปกติ 
จะรบักระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ ผ่าน Transformer  สว่นระบบไฟฟ้าฉกุเฉิน ขนาด 315 KVA. 
จ านวน 1 ชุด สามารถส ารองไฟไดน้าน 2 ชั่วโมง ทัง้นีซ้ึ่งระบบไฟฟ้าดงักลา่วปัจจบุนัมีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถรองรบัการใชง้านของผูพ้กัอาศยัไดอ้ย่างเพียงพอ อนึ่งโครงการมีการบ ารุงรกัษาระบบและทดสอบระบบเป็น
ประจ า โดยรวมผลการด าเนินการจรงิเป็นไปตามผลที่ไดจ้ากการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.3.8.2-1ระบบไฟฟ้าปกติ 

 
 

ภาพที ่1.3.8.2-2 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
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1.3.9 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
1.3.9.1) ผลการประเมินตามรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
1. ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั มีรายละเอียดดงันี ้
 1). ปรมิาณน า้ส ารองเพื่อการดบัเพลิง 300 ลูกบาศกเ์มตร 
 2). เครื่องสบูน า้ดบัเพลิงชนิดเครื่องยนตดี์เซล จ านวน 2 เครื่อง  อตัราการสบูเครื่องละ 3.8 

ลกูบาศกเ์มตร/นาที ที่ TDH 116 เมตร และ 140 เมตรตามล าดบั และเครื่องช่วยสบูน า้ จ านวน 2 
เครื่อง อตัราการสบูเครื่องละ 3.8 ลกูบาศกเ์มตร/นาที ที่ TDH 119 ม. และ 147 ม. ตามล าดบั 

 3). ระบบท่อยืน ใชท้่อยืนที่มีขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 6 นิว้ จ านวน 3 ท่อ 
  4). ตูเ้ก็บสายฉีดน า้ดบัเพลิงพรอ้มอปุกรณ ์(FHC) จ านวน 130 ตู ้
  5). ถงัดบัเพลิงเคมี ชนิด A-B-C ขนาด 10 ปอนด ์ซึ่งจะติดตัง้ไวภ้ายใน FHCในแต่ละชัน้ และ

บรเิวณโดยรอบอาคาร ที่รถดบัเพลิงไม่สามารภเขา้ถึงไดเ้พิ่มเติมอีกจ านวน 16 จดุ เครื่องอตัราการสบู
เครื่องละ 3.8 ลกูบาศกเ์มตร/นาที ที่ TDH 119 เมตร และ 147 เมตร ตามล าดบั 

  6). ระบบท่อยืน ใชท้่อยืนที่มีขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 6 นิว้ จ านวน 3 ท่อ 
   7). ตูเ้ก็บสายฉีดน า้ดบัเพลิงพรอ้มอปุกรณ ์(FHC)จ านวน 130 ตู ้
   8). ถงัดบัเพลิงเคมี ชนิด A-B-C ขนาด 10 ปอนด ์ซึ่งจะติดตัง้ไวภ้ายใน FHC ในแต่ละชัน้ และ

บรเิวณโดยรอบอาคาร ที่รถดบัเพลิงไม่สามารถเขา้ถึงไดเ้พิ่มเติมอีกจ านวน 16 จดุ 
   9). ติดตัง้ถงัดบัเพลิงเคมี จ านวน 2 ถงั ภายในหอ้ง Generator ที่สามารถใชง้านไดท้นัที 
 10). ระบบดบัเพลิงอตัโนมติั (Sprinkler System)จะติดตัง้ไวภ้ายในหอ้งพกัอาศยั และบรเิวณต่างๆ 

   ทั่วอาคาร 
    11). ลิฟตด์บัเพลิง โครงการจะจดัใหม้ีลิฟตด์บัเพลิงจ านวน 2 ชดุ (Tower M 7 จ านวน 1 ชุด และ  
  Tower M 8 จ านวน 1 ชุด) 

บันไดทีใ่ช้หนีไฟ ประกอบด้วย Tower M 7 
(1)บนัได ST-4 ขึน้จากชัน้ลา่ง - ชัน้ 6 มีขนาดกวา้ง 1.40 เมตร 
(2)บนัได ST-5 ขึน้จากชัน้ลา่ง - ชัน้ 7 มีขนาดกวา้ง 1.00 เมตร 
(3)บนัได ST-6 ขึน้จากชัน้ลา่ง - ชัน้ 7 มีขนาดกวา้ง 1.00 เมตร 
(4)บนัได ST-7 ขึน้จากชัน้ลา่ง - ชัน้ 7 มีขนาดกวา้ง 1.00 เมตร 
(5)บนัได ST-8 ขึน้จากชัน้ 7 - ชัน้ 21 มีขนาดกวา้ง 0.90 เมตร 
(6)บนัได ST-9 ขึน้จากชัน้ 7 - ชัน้ 21(ชัน้หลงัคา) มีขนาดกวา้ง 0.90 เมตร 
(7)บนัได ST-10 ขึน้จากชัน้ 7 - ชัน้ 19 (ชัน้หลงัคา) มีขนาดกวา้ง 1.82 เมตร 
บันไดทีใ่ช้หนีไฟ ประกอบด้วย Tower M 8 

   (1)บนัได ST-1 ขึน้จากชัน้ลา่ง - ชัน้ 33(ชัน้หลงัคา) มีขนาดกวา้ง 1.51 เมตร 
(2)บนัได ST-2 ขึน้จากชัน้ลา่ง - ชัน้ 33(ชัน้หลงัคา) มีขนาดกวา้ง 1.00 เมตร 
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ระบบเตือนอคัคีภยั 
     1).Fire Alarm Control Panel :  FCP เป็นจุดศนูยก์ลางการรบั-สง่สญัญาณ เพื่อแจง้เหตใุหท้ราบทั่วอาคาร 
     2).Smoke Detector ติดตัง้ภายในอาคาร บรเิวณทางเดินของแต่ละชัน้ หอ้งควบคมุ และหอ้งเครื่อง จ านวน
ทัง้สิน้  670 จุด 
    3).Heat Detector จะติดตัง้อยู่ทั่วบรเิวณโถงทางเดินภายในอาคาร จ านวน 359 จดุ 
     4).Alarm Bell จะติดตัง้อยู่บรเิวณโถงทางเดินหนา้ลิฟต ์และโถงทางเดิน จ านวน 147 จดุ  Fire Alarm Manual 
 Station จะติดตัง้อยู่บรเิวณเดียว Alarm Bell 
 
 1.3.9.2 จดัใหม้ีพืน้ที่หนีไฟทางอากาศที่ชัน้หลงัคา ของแต่ละ Tower ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 10 เมตร และยาว
ไม่ นอ้ยกว่า 10 เมตร 
 1.3.9.3. จัดให้มีจุดรวมคนเบือ้งต้นภายในโครงการ ดังนี้ 

- สว่นอาคารพกัอาศยั จะก าหนดไวบ้รเิวณทิศเหนือ และทิศตะวนัตกมีขนาดพืน้ที่ 502 ตร.ม. สามารถรองรบั
 จ านวนคนได ้2,008 คน(โดย 1 คนจะใชพ้ืน้ที่ยืน 0.25 ตร.ม.) ซึ่งพอเพียงต่อจ านวนผูอ้ยู่ในโครงการที่มีจ  านวน 
 2,207 คน 

- สว่นส านกังาน จะก าหนดไวบ้รเิวณทิศใต ้และทิศตะวนัตก มีขนาดพืน้ที่ 556 ตร.ม. สามารถรองรบัจ านวนคน
 ได ้2,224 คน (โดย 1 คน จะใชพ้ืน้ที่ยืน 0.25 ตร.ม.) ซึ่งเพียงพอต่อจ านวนผูอ้ยู่ในโครงการที่มีจ  านวนประชากร 
 2,207 คน 
 1.3.9.4 จดัใหม้ีการตรวจสอบระบบปอ้งกนัและเตือนอคัคีภยั ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยู่เสมอ หากพบว่าเสียหาย 
 หรือใชก้ารไม่ไดใ้หร้ีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 
 1.3.9.5 ติดป้ายแนะน าการใชอ้ปุกรณแ์ต่ละตวัไวบ้รเิวณที่อปุกรณติ์ดตัง้อยู่เพื่อใหผู้อ้ยู่อาศยัที่อยู่ใกลท้ี่เกิดเหตุ
 สามารถใชไ้ดท้นัที 
 1.3.9.6 จดัอบรมและซอ้มการอพยพคนในกรณีเพลิงไหมอ้ย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยติดต่อประสานงานกบั
สถานีดบัเพลิงคลองเตย มาจดัอบรมและซกัซอ้มแผนอพยพและปอ้งกนัอคัคีภยัใหก้บัโครงการดงันี  ้

 

เวลำ สถำนที่ เหตุกำรณ์ วธีิกำร อปุกรณ์ ผูร้บัผิดชอบ

13.00-15.00 น. ชัน้ 6 หอ้งออกก ำลงักำย อบรมควำมรูเ้ก่ียวกบัควำมปลอดภยัในอำคำรสงูเจำ้หนำ้ที่จำกส ำนักปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณะภยัเขตคลองเตย โน๊ตบุค๊ ผูอ้  ำนวยกำรดับเพลงิ

ใหค้วำมรูเ้จำ้ของรว่ม เจำ้หนำ้ที่และผูเ้ก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัควำม จอมอนิเตอร์ เจำ้หนำ้ที่นิติ

ปลอดภยัในอำคำรสงู และวธีิกำรอพยพกรณี เกิดเหตุฉกุเฉินขึน้ภำยใน เจำ้หนำ้ที่ดับเพลงิ

อำคำรรวมทัง้เสน้ทำงในกำรหนีไฟ และแจง้รำยละเอียดก ำหนดกำร

แผนในกำรซอ้มหนีไฟประจ ำปีครัง้นี ้

ล ำดบั
ภาคทฤษฎี

พกัเบรก 15.00-15.15 น.

แผนการซอ้มหนีไฟประจ าปี 2567 นิตบุิคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้

วันเสารท์ี ่17 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 - 17.30 น.

1
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ตารางที ่1.3.9.6 จดัอบรมและซอ้มการอพยพคนในกรณีเพลิงไหม ้

 
 

1.3.9.2) ผลการด าเนินการจริง 

ปัจจบุนัโครงการมีระบบป้องกนัอคัคีภยั อนัประกอบไปดว้ยท่อยืนหวัรบัน า้ดบัเพลิงภายนอกอาคาร ระบบน า้ดบัเพลิง ตูเ้ก็บ
สายฉีดน า้ดบัเพลิงพรอ้มอปุกรณ ์ติดตัง้ถงัดบัเพลิงเคมีแบบมือถือ ลิฟตด์บัเพลิง และระบบเตือนอคัคีภยั อีกทัง้ยงัมกีิจกรรมอื่นๆท่ีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกนัอคัคีภยั  การซอ้มดบัเพลิง การส ารองน า้ดบัเพลิง ระบบทางหนีไฟ จดุรวมพล และแผนป้องกนัอคัคีภยัซึง่ระบบ
ดงักล่าวไดอ้อกแบบและก่อสรา้งตามแบบตามที่ระบใุนรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้มทกุประการ ซึ่งครอบคลมุกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง โดยปัจจบุนัระบบดงักล่าวมีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบ/บ ารุงรกัษาเป็นประจ า 

 

2 15.15-16.00 ลำนจอดรถชัน้ 5 ฝึกการดบัเพลิงประเภทต่างๆ  1. กำรดับไฟที่เกิดจำกเชือ้เพลงิประเภทแก๊ส (ถงัแก๊ส)

2.กำรดับไฟที่เกิดจำกเชือ้เพลงิประเภทไฟฟ้ำ C (แผงไฟฟ้ำจ ำลอง)

3. กำรดับไฟที่เกิดจำกเชือ้เพลงิประเภทน ำ้มนั B (น ำ้มนั,กระทะน ำ้มนั)

4. กำรดับไฟที่เกิดจำกเชือ้เพลงิประเภท A กระดำษ,หรอืไม้

16.20-16.25 ชัน้ 6 ฝ่ังพักอำศัย สถำนที่เกิดเหตุเพลงิใหม้ สมมตุิเหตุกำรณว์ำ่สญัญำณเตือนภยัชัน้ 6 ฝ่ังพักอำศัย หอ้งควบคุมไฟฟ้ำ

หอ้งควบคุมไฟฟ้ำ

16.26 - 16.31 หอ้งช่ำง ชัน้ 5 รปภ. CCTV ไดแ้จง้เหตุวำ่มีระบบสญัญำณเตือนแจง้เหตุที่ตูค้วบคุม วทิยสุือ่สำร
16.20-16.25 เจำ้ทีร่ปภ.ตรวจจุดเกดิเหตุ

ชัน้ 6 พักอำศัยและแจง้ใหช่้างสมศกัดิ์และเจ้าหน้าทีC่CTV ทรำบและประสำนหวัหนำ้ รปภ.1ขึน้ตรวจ กญุแจหอ้งเครื่อง
16.26-16.31 เสยีงกระดิง่ทีช่ ัน้.6ดงัชำ่งอำคำรเขำ้ดบัเพลงิ

สอบจดุแจง้เหตุบนอำคำรวำ่เกิดเพลงิไหมจ้รงิหรอืไม่พรอ้มอปุกรณด์ับเพลงิเบือ้งตน้ ถงัดับเพลงิ 16.32-16.36 เสยีงกระดิง่ดงัทีช่ ัน้.5,6,6

16.37 เสยีงกระดิง่ดงัทุกชัน้อพยพคนออกอำคำร

16.32-16.36 จดุเกิดเหตุ ระงบัเหตุเบือ้งตน้ ช่ำงเกง่และหวัหนำ้ รปภ.1 ตรวจหนำ้งำนพบเหตุเพลงิไหมจ้รงิจึงแจง้

ผูอ้  ำนวยกำรดับเพลงิคุณปรยีำ สมศักดิ์ เพ่ือขอก ำลงัสนับสนนุในกำรดับเพลงิ ถงัดับเพลงิ

เบือ้งตน้โดยสั่งกำรช่ำงแทน+ช่ำงแชมป์และหวัหนำ้ รปภ.2 พรอ้มกบัอปุกรณ์ วทิยสุือ่สำร

ดับเพลงิขึน้สนับสนนุกำรดับเพลงิโดยใชล้ฟิต ์ N0.13 ไปยงัชัน้ที่เกิดเหตุ

และท ำกำรดับเพลงิเบือ้งตน้

16.37-16.52 จดุเกิดเหตุ ขอก ำลงัสนับสนนุภำยนอก ช่ำงแชมป์แจง้วำ่ไม่สำมำรถควบคุมเพลงิไหมไ้ดจ้ึงแจง้ให ้ผูอ้  ำนวยกำรดับเพลงิคุณปรยีำ สมศักดิ์ทรำบ

และประสำนหน่วยงำนสนับสนนุที่เก่ียวขอ้งเพ่ือช่วยเหลอืในกำร

ผจญเพลงิรปภ. / ดำ้นหนำ้พลำซ่ำ -และปอ้มทำงออกดูแลเรื่องจรำจรรถเขำ้ - ออก

16.37-16.52 ภำยในอำคำร กระดิ่งดังทัง้อำคำร กระดิ่งทัง้อำคำรดังเพ่ือแจง้ใหเ้จำ้ของรว่มที่พักอำศัยในโครงกำร
ระบบลฟิตห์ยดุท ำงำนยกเวน้ลฟิตผ์จญ

เพลงิEL.7,13 ทรำบวำ่เกิดเหตุเพลงิใหมแ้ละไม่สำมำรถระงบัเหตุไดใ้หร้บีอพยพ

พัดลมอดัอำกำศท ำงำนอตัโนมตัิ ออกจำกตัวอำคำรโดยด่วน

16.40-17.30 หนำ้อำคำร หน่วยสนับสนนุจำกภำยนอกเขำ้ถงึอำคำร รถดับเพลงิเขำ้มำถงึตัวอำคำรคุณยงยทุธ(ผูช้่วย)รำยงำนเหตุกำรณแ์ละสง่มอบพืน้ที่

ฝ่ังพักอำศัย ใหเ้จำ้หนำ้ที่ดับเพลงิและใหช้่ำงน ำเจำ้หนำ้ที่ดับเพลงิไปยงัจดุเกิดเหตุ วทิยสุือ่สำร

โดยใชล้ฟิต ์No. 7 ช่ำงประสำนงำนกบัเจำ้หนำ้ที่ที่ดับเพลงิเพ่ือเขำ้ท  ำกำร

ผจญเพลงิและประจ ำจดุเกิดเหตุกระจำยก ำลงัออกคน้หำผูต้ิดคำ้งตำมหอ้งชดุ

3

4

5

ตูแ้สดงสถำนะแจง้เหตุบรเิวณ ชัน้ 6 พัก

อำศัย

ภาคปฏบิตัิ

แผนการซอ้มหนีไฟประจ าปี 2567 นิตบุิคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้

วันเสารท์ี ่17 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 - 17.30 น.

6

6

7

ดับไฟทัง้อาคาร 5 นาท(ีเวลา 16.37น. ถงึเวลา 16.42น.)
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ภาพ 1.3.9.2-2 ระบบป้องกัน เตือนภัย และระงับอัคคีภัย 

ภาพที ่1.3.9.2-1อบรมและซอ้มอพยพหนีไฟประจ าปี 
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 1.3.10 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
  1.3.10.1) ผลการประเมินตามรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

-ระบบปรบัอากาศระบบปรบัอากาศ ของโครงการเป็นแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ติดตัง้ใน
พืน้ที่สว่นกลางมีขนาดความเย็น 171 ตนั  

-ระบบระบายอากาศ จะมีทัง้ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติรายละเอียดดงันี ้ 
1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติโครงการจะมีระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติบรเิวณพืน้ที่ที่มี

ผนงัดา้นนอกอย่างนอ้ยหนึ่งดา้นมีช่องเปิดสูภ่ายนอกไดเ้ช่นประตหูนา้ต่างโดยจะจดัใหม้ีอตัราการระบาย
อากาศและพืน้ที่ของช่องเปิดเหลา่นัน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของพืน้ที่นัน้ 
1.3.10.2) ผลการด าเนินการจริง 

ปัจจบุนัโครงการมีระบบปรบัอากาศแบบระบายอากาศแยกสว่น (Air Cooled Split Type) ติดตัง้
บรเิวณสว่นกลาง ,ส านกังานนิติบุคคลหอ้งออกก าลงักายซึ่งปัจจบุนัระบบดงักล่าวมีการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ    ส าหรบัระบายอากาศของโครงการสามารถแบ่งออกเป็น ไดแ้ก่ การระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาติซึ่งระบบดงักลา่วโครงการไดอ้อกแบบและติดตัง้ตามมาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งโดยปัจจบุนั
ระบบดงักลา่วมีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบ / บ ารุงรกัษาเป็นประจ าโดยรวมผลการ
ด าเนนิการจรงิเป็นไปตามผลที่ไดจ้ากการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.3.10.-1 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 

ระบบระบายอากาศธรรมชาต ิ

ระบบปรับอากาศ(แบบฝังฝ้า) 
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1.3.11 การจราจร 
 1.3.11.1)ผลการประเมินตามรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 การคมนาคมเขา้-ออกโครงการ ส าหรบัเสน้ทางคมนาคมเขา้-ออกพืน้ที่โครงการโดยรถยนตน์ัน้โครงการจดัใหม้ี
ทางเขา้-ออกของโครงการเชื่อมต่อกบัถนนซอยสขุมุวิท 13 (ถนนซอยแสงจันทร)์ จ านวน 1 แห่งความกวา้ง 6 เมตรถนน
และที่จอดรถโครงการโครงการจะมีทางเขา้-ออกของอาคารเชื่อมต่อกบัถนนซอยสขุมุวิท 13 (ถนนซอยแสงจนัทร)์ 
จ านวน 1 แห่งความกวา้ง 6 เมตรโดยการจราจรภายในโครงการก าหนดการเดินรถมีทัง้แบบ 2 ทิศทางสวนกนั (Two 
Way) และทิศทางเดียว (One Way) โดยจะมีลกูศรบอกทิศทางการจราจรอย่างชดัเจนส าหรบัที่จอดรถนัน้โครงการจะ
จดัเตรียมไวร้วมทัง้สิน้ 750 คนั  
 
  1.3.11.2) ผลการด าเนินการจริง 

ปัจจบุนัทางเขา้-ออกรถยนตข์องโครงการมีจ านวน 1 แห่งเชื่อมซอยสขุมุวิท 13 (ถนนซอยแสงจนัทร)์ เป็นช่อง
ทางเขา้และทางออกอย่างละ 1 ช่องทางทางเขา้ความกวา้ง 3 เมตร ทางออก กวา้ง 6 เมตร พรอ้มทัง้จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่
ดแูลเรื่องความปลอดภยัและอ านวยความสะดวกดา้นการจราจรแก่ผูพ้กัอาศยัพบว่าปัจจบุนัมีรถยนตข์องผูพ้กัอาศยัที่ใช้
บรกิารประมาณ 700 คนัเมื่อเทียบกบัปรมิาณที่จอดรถยนตท์ี่ไดร้บัท าไว ้750  คนัจึงมีความเพียงพอต่อการใชโ้ดยรวม
ผลการด าเนินการจรงิเป็นไปตามผลที่ไดจ้ากการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทำงเข้ำโครงกำร ทำงออกโครงกำร 
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ภาพที ่1.3.11-1 ป้ายเคร่ืองหมายและระบบการจราจร 
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1.4 แผนการด าเนินการตามมาตรการทีร่ะบุไว้ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม 
  1.4.1 แผนการปฏิบติัตามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
 ตามรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการ THE TRENDY CONDOMINIUM ได้

ก าหนดใหม้ีมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาและฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้ม ที่
เกิดจากการด าเนินการของโครงการอนัจะเป็นการยบัยัง้เหตกุารณท์ี่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบรุนแรง ดงันัน้เพื่อเป็นการ
ทบทวน/ติดตามตรวจสอบมาตรการที่ไดป้ฏิบติัไปแลว้โครงการจึงไดน้ าเสนอรายงานดงับทที่ 2 ของรายงานฉบบันีโ้ดยมี
กรอบเวลาทบทวนมาตรการดงัตารางที่1.4.1-1 

 
รายละเอียด ความถี่ ช่วงเวลาที่ท  าการตรวจสอบ 2567 

การติดตามตรวจสอบผลการปฏบิตัิการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ 

2 ครัง้/ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
     ⚫      ⚫ 

 

ตารางที ่1.4.1-1แผนงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

1.4.2  แผนการด าเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 ทางโครงการมีแผนในการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ระว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2566 ประกอบดว้ยสภาพภมูิประเทศ การเกิดแผ่นดินไหว คณุภาพอากาศ คณุภาพเสียง สระว่ายน า้ คณุภาพน า้ น า้ใช ้
การระบบระบายน า้ การจดัการมลูฝอย ไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ การปอ้งกนัอคัคีภยั คมนาคม ความปลอดภยัสา
ธารณภยั ทศันียภาพ ดงัตารางที่ 1.4.2-1 
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ดชันีคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม ดชันีการตรวจวดั วิธีการจดัการ/

พารามเิตอร ์
ความถ่ีในการตรวจวดั ช่วงเวลาการตรวจสอบ มกราคม-ธันวาคม 2567 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

▪ ช่วงด าเนินการ 

1. คณุภาพน า้ 

1.1 คณุภาพน า้ทิง้ 

ก่อนการบ าบดั 

 
 

 

-บ่อสบูน า้เสีย 

 

- pH 

- BOD 

- SS 

- Oil & Grease 

- Sulfide 

- TKN 

- Total Coliform 

 

- 3 เดือน 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิด 

 
⚫ 

  
 

 
⚫ 

 
 

  
⚫ 

  
 

 
⚫ 

 
 

 

1.2 คณุภาพน า้ทิง้ 

หลงัการบ าบดั 

-บ่อเก็บน า้ที่บ  าบดั
แลว้ 

- pH 
- BOD 
- SS 
- Oil & Grease 
- Sulfide 
- TKN 
- Total Coliform 
- Residual 

Chlorine 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิด 

 ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

 

 

 

◼   ทุกวนั 

   เดือนละคร้ัง 
⚫   3 เดือน 1 คร้ัง 
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ดชันีคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม ดชันีการตรวจวดั วิธีการจดัการ/
พารามเิตอร ์

ความถ่ีในการตรวจวดั ช่วงเวลาการตรวจสอบ มกราคม-ธันวาคม 2567 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

▪ ช่วงด าเนินการ 

2. น ้าใช ้
 

- เส้นท่อประปา 
 
 

 

- การแตกหรือ
รั่วซมึของท่อ
น า้ประปา 

 

- วนัละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิด 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 

3. ขยะมูลฝอย - ปรมิาณมลู
ฝอยตกคา้ง 

- ความสะอาด 

-ตรวจสอบบรเิวณ
ที่ตัง้ถงัมลูฝอยใน
แต่ละชัน้ และ
หอ้งพกัมลูฝอยรวม
ของโครงการ 

-วนัละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิด 

            

4. ระบบป้องกนั
อคัคีภัย 

1.อุปกรณ์ใน
ระบบป้องกนั
และสัญญาณ
เตือนอคัคีภยั 

2. ระบบจ่ายไฟ
ส ารอง 

 
 

3.ป้ายและ
เคร่ืองหมายแสดง
การหนีไฟ และ
แผนผงัเส้นทาง
การหนีไฟ 
 

 

-สภาพพร้อมใชง้าน 
 
 
 
 

-มีแบตเตอร่ีส ารอง
อยูต่ลอดเวลา และมี
สภาพพร้อมใชง้าน 
 

-สภาพดี มองเห็น
ชดัเจน และไม่ลบ
เลือน 

-เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิด 

 
 
 

-เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิด 

 
 

3 เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
⚫ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
⚫ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
⚫ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
⚫ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

◼   ทุกวนั 

   เดือนละคร้ัง 
⚫   3 เดือน 1 คร้ัง 
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ดชันีคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม ดชันีการตรวจวดั วิธีการจดัการ/
พารามเิตอร ์

ความถ่ีในการตรวจวดั ช่วงเวลาการตรวจสอบ มกราคม-ธันวาคม 2567 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4.  ระบบป้องกนั
อคัคีภัย(ต่อ) 

4.อปุกรณ์
ดบัเพลิง 

4.1เครื่องดบัเพลิง
แบบหิว้ได ้

4.2หวัรบัน า้
ดบัเพลิง 

4.3ถงัเก็บน า้
ใช,้น า้ดบัเพลิง 

4.4สายฉีดน า้
ดบัเพลิงและตู้
เก็บสายฉีด(FHC) 

4.5Sprinkle 

system 

5.บนัไดหนีไฟ
และเสน้ทางใน
การหนีไฟ 

- 
 

- ตรวจสอบสภาพ
และอายกุารใชง้าน 

- ตรวจสอบสภาพ
และอายกุารใชง้าน 
 

- ตรวจสอบสภาพ
และอายกุารใชง้าน 

- ตรวจสอบสภาพ
และอายกุารใชง้าน 
 

- ตรวจสอบสภาพ
และอายกุารใชง้าน 

- ตรวจสอบสภาพ
และอายกุารใชง้าน 

- ไม่มีส่ิงกีดขวาง 

-เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิด 

-เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิด 

-เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิด 

 

-เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิด 

-เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิด 

 

-เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิด 

-เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

◼   ทุกวนั 

   เดือนละคร้ัง 
⚫   3 เดือน 1 คร้ัง 
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ดชันีคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม ดชันีการตรวจวดั วิธีการจดัการ/
พารามเิตอร ์
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▪ ช่วงด าเนินการ 

5. ระบบระบายอากาศ 

 

 

-ไม่มีวตัถหุรือส่ิง
กีดขวาง 

 
 

 

- ตรวจสอบวตัถุ
หรือส่ิงกีดขวาง 

 

- เดือน 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิด 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

6.   คุณภาพชีวิตและความ
พงึพอใจของผู้อยู่อาศัย/
พนักงานและผู้มาใช้บริการ 

- ผูอ้ยู่อาศยั/
พนกังานและผูม้า
ใชบ้รกิาร 

- ประเมินเรื่องราว
รอ้งทกุข ์
ขอ้เสนอแนะ 
และขอ้คิดเห็น
ของผูอ้ยู่อาศยั,
พนกังานและผู้
มาใชบ้รกิาร 

- ตลอดระยะเวลาเปิด                 

 

 

 

 

◼   ทุกวนั 

   เดือนละคร้ัง 
⚫   3 เดือน 1 คร้ัง 
 


