
ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
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อ่างทองเพาเวอร ์2 (คร้ังที่ 1) ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากัด 

ภาคผนวก 2 กฎระเบียบความปลอดภัยและข้อปฏิบัติส าหรับผู้รับเหมา 

ภาคผนวก 3 หนังสือน าส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

ภาคผนวก 4 แผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 

ภาคผนวก 5 รายงานผลการ Audit CEMs 

ภาคผนวก 6 เอกสารการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ CEMs  
ไปยังศูนยป์ฏิบัติการ กนอ. (I-E-A-T Operation Center) 

ภาคผนวก 7 บันทกึผล CEMs  

ภาคผนวก 8 เอกสารการสมัครสอบเพ่ือขึน้ทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 

ภาคผนวก 9 ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 

ภาคผนวก 10 Noise Contour 

ภาคผนวก 11 เอกสารตรวจสอบรางระบายน ้าฝน 

ภาคผนวก 12 เอกสารบันทกึการดูแลบ ารุงรักษาบ่อแยกน ้ามัน 

ภาคผนวก 13 เอกสารการอบรมพนักงานขับรถ 
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ภาคผนวก (ต่อ) 
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และเคร่ืองผลิตไอน ้า 

ภาคผนวก 34 เอกสารบ ารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซ 

ภาคผนวก 35 เอกสารการตรวจสอบทางท่อก๊าซ 
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ภาคผนวก 37 สถิติภาวะการเจ็บป่วยของประชาชน ประจ าปีพ.ศ. 2567 

ภาคผนวก 38 แผนดูแลรักษาพืน้ที่สีเขียว 

ภาคผนวก 39 ใบแสดงการตรวจเทยีบเคร่ืองมือ 

ภาคผนวก 40 เอกสารขึน้ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะหเ์อกชน 

ภาคผนวก 41 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห ์
 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 11
เอกสารตรวจสอบรางระบายน ้าฝน
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ภาคผนวก 12
เอกสารบันทกึการดูแลบ ารุงรักษาบ่อแยกน ้ามัน
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ภาคผนวก 13
เอกสารการอบรมพนักงานขับรถ



ข้อก ำหนดส ำหรับกำรใช้พำหนะภำยในโรงไฟฟ้ำ
BPAT2&3



/ 2

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 และ 3 จ ากดั
B.Grimm Power (Angthong) 2 and 3 Limited

ระเบียบปฏิบัตด้ิานความปลอดภยัส าหรับผู้รับเหมา

การปฏิบัติงานกบัสารเคม ี:
   - จัดหา SDS และท าความเข้าใจกบัทุกข้อแนะน าเก่ียวกบัความปลอดภยั แผนฉุกเฉิน และผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของสารเคมี
   - สวมอุปกรณ์ PPE ตามทีร่ะบุใน SDS อย่างเคร่งครัด / กั้นพืน้ทีด่ว้ยกรวยจราจรหรือเทป
   - เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั และผา่นการอบรม ความปลอดภยัในการท างานกบัสารเคมี  และขนส่ง
   - ผูข้บัรถขนส่งสารเคมี ตอ้งมีใบอนุญาตขบัข่ีประเภทท่ี 4
   - มีอุปกรณ์ดูดซับ และอุปกรณ์ฉุกเฉินประจ ารถส าหรับใชก้รณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
   - ติดตั้งสายดนิให้ปลอดภัย  และไม่ปฏิบัติงานถ้ามีงานความร้อน  หรือประกายไฟในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
ยกเวน้มัน่ใจวา่มีมาตราการท่ีปลอดภยั
   - ห้ามน่ังอยู่ในรถขณะขนถ่ายสารเคมี
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 และ 3 จ ากดั
B.Grimm Power (Angthong) 2 and 3 Limited

ระเบียบปฏิบัตด้ิานความปลอดภยัส าหรับผู้รับเหมา

19. ปฏิบติัตามป้ายเตือนอนัตราย ป้ายจราจร ป้ายความปลอดภยั ท่ีแสดงไวใ้นโรงไฟฟ้า
BPAT 2,3 อยา่งเคร่งครัด

ป้ายห้าม ป้ายบงัคบั
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 และ 3 จ ากดั
B.Grimm Power (Angthong) 2 and 3 Limited

ระเบียบปฏิบัตด้ิานความปลอดภยัส าหรับผู้รับเหมา

งานยก: รถเครนหรือรถเฮ๊ียบตอ้งมีการตรวจสอบสภาพก่อนใชง้าน และงานยกเคล่ือนยา้ย
วสัดุจะตอ้งปฏิบติัอยา่งปลอดภยั และไม่อนุญาตใหท้ างานซอ้นทบัพื้นท่ีกนัป้องกนัอุบติัการ 
line of fire
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 และ 3 จ ากดั
B.Grimm Power (Angthong) 2 and 3 Limited

ระเบียบปฏิบัตด้ิานความปลอดภยัส าหรับผู้รับเหมา

16. ขบัข่ียานพาหนะดว้ยความปลอดภยั ใชค้วามเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชัว่โมง รวมถึง
ยานพาหนะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยัต่อการขบัข่ี



ภาคผนวก 14
เอกสารบันทกึ ชนิด ปริมาณของเสียทีส่่งไปก าจัด
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ภาคผนวก 15
เอกสารหลักฐานการจ้างแรงงานท้องถิ่นสัดสว่นแรงงานท้องถิ่น
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ภาคผนวก 16
เอกสารเข้าเย่ียมชมโครงการจากหน่วยงานภายนอก
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ภาคผนวก 17
หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมไตรภาคีของนิคมอุตสาหกรรม เอส อา่งทอง



 

 

เลขที ่ SIE.035.21/2567         วนัที ่20 พฤศจกิายน พ.ศ.2567 

เรื่อง  ขอเชญิเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA Monitoring 
Committee)  

เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1)  ประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ของบรษิทั เอส              
อนิดสัเทรยีล เอสเตท จ ากดั 

   2)  ก าหนดการประชุม 
   3)  แบบตอบรบัเขา้รว่มการประชมุ  
   4)  รายงานการประชุมครัง้ที ่1/2567  

   ดว้ย บรษิทั เอส อนิดสัเทรยีล เอสเตท จ ากดั ผูพ้ฒันาโครงการนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง ได้
มกีารจดัตัง้คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศดงักล่าว จงึขอเรยีนเชญิท่านหรอืผูแ้ทนทีท่่านมอบหมายเขา้ร่วมการประชุม ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ในวนั
องัคารที่ 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาตอ่ิางทอง 2&3 จงัหวดัอ่างทอง โดยมกี าหนดการประชุม ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) รวมทัง้ขอความอนุเคราะห์
สง่แบบตอบรบักลบัมายงัผูป้ระสานงาน ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) 

   จงึเรยีนมาเพื่อโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าว จะขอบคุณยิง่  
 

ขอแสดงความนับถอื 

 

      
(นายนท ี เหลอืงอรุณโรจน์) 

ผูร้บัมอบอ านาจกระท าการแทนกรรมการ 
บรษิทั เอส อนิดสัเทรยีล เอสเตท จ ากดั  
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เลขที ่  SIE. 002/2567 

ประกาศแต่งตัง้ 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงการนิคมอตุสาหกรรม เวิลด ์ฟู๊ ด วลัเลย ์ไทยแลนด ์ของบริษทั เอส อินดสัเทรียล เอสเตท จ ากดั  
(ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม) 

ตามทีบ่รษิทั เอส อนิดสัเทรยีล เอสเตท จ ากดั ไดม้ปีระกาศแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ส าหรบัโครงการนิคมอุตสาหกรรม เวลิด์ ฟู๊ ด วลัเลย ์ไทยแลนด์ ซึ่งตัง้อยู่ทีต่ าบลไชยภูม ิ
และต าบลหลกัฟ้า อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2565 นัน้ มคีวามจ าเป็นต้องมีการ
เปลีย่นแปลงดงันี้ 

1. เปลีย่นชื่อนิคมอุตสาหกรรม จากเดมิ “นิคมอุตสาหกรรม เวลิด ์ฟู๊ ด วลัเลย ์ไทยแลนด์” เป็น 
“นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง” 

2. เปลีย่นกรรมการผูแ้ทนภาคประชาชนจากพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลเกษไชโย เนื่องจากลาออก  
จ านวน 1 ราย จากเดมิ “นายสมเจต พุม่ม่วง” เป็น “นางสาวนนธยา ทางถูก” 

ทัง้นี้ ใหม้ผีลตัง้แต่บดันี้ จนถงึวนัที ่29 พฤษภาคม 2569  จงึประกาศมาเพือ่ใหท้ราบโดยทัว่กนั 

       ประกาศ ณ วนัที ่10 กนัยายน 2567 

 

 

(นายนท ีเหลอืงอรุณโรจน์) 
ผูร้บัมอบอ านาจกระท าการแทนกรรมการ 
บรษิทั เอส อนิดสัเทรยีล เอสเตท จ ากดั 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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กำหนดการการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง 

ของบริษัท เอส อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30-12.00 น. 

ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทอง 2&3 จังหวัดอ่างทอง 
*********************************************************************************** 

09.15 - 09.30 น. ลงทะเบียน  

09.30 น. เปิดประชุม  และดำเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
- ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
- ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

4.1  รายละเอียดโครงการและการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการนิคมอุตสาหกรรม  
เอส อ่างทอง 

4.2  รายละเอียดโครงการและการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 
จำกัด และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด 

-   ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1 ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวล 

5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป  

11.00 น. เยี่ยมชมการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทอง 2&3 

12.00 น. ปิดการประชุม 

สถานที่จัดประชุม :  ห้องประชุม อาคารสำนักงานโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทอง 2&3 
                          สามารถดาวน์โหลดเส้นทางมายังสถานที่จัดประชุมได้จาก QR-Code                   

                                                
 
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแต่งกายสุภาพ สวมใส่กางเกงขายาว เสื้อคลุมแขนยาว และรองเท้าผ้าใบ/หุ้มส้น  
              เพ่ือความปลอดภัยและความคล่องตัวในขณะเยี่ยมชมการดำเนินการของโครงการ  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง  

ของบริษัท เอส อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด 
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30-12.00 น. 

ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทอง 2&3 จังหวัดอ่างทอง 
 (โปรดกรอกตัวบรรจง) 

*********************************************************************************** 
กรรมการผู้แทนจากผู้ประกอบการภายในนิคมฯ      บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด  

ชื่อ      นามสกุล     

ตำแหน่ง  ผู้จัดการโรงไฟฟ้า BPAT 2      

ที่อยู่          หมู่ที ่     ถนน         ซอย   

ตำบล    อำเภอ    

จังหวัด               รหัสไปรษณีย์       

โทรศัพท์/มือถือ                      โทรสาร     

 
        เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง  

ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่มอบหมายตัวแทน ได้แก่ 

  ชื่อ – สกุล     

  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ     

ตำแหน่ง  

 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และไม่ได้มอบหมายตัวแทนเพ่ือเข้าร่วมประชุม  
         สาเหตุคือ           
             
              

 

************************************************************************************************ 

หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบตอบรับ กลับมาภายในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ :   

1. ผู้ประสานงาน : นางสาวจิรภร สายรตัน์ โทรศัพท์ 065-673-4325 อีเมล chiraphon@4tier.co.th 
2. ผู้ประสานงาน : นายกฤตภาส  ธรรมเจริญ โทรศัพท์ 086-389-8446  อีเมล krittapas@4tier.co.th  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง ของบริษัท เอส อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30-12.00 น.  

ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเอส อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้แทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย        ประธานคณะกรรมการฯ 
 (นายอนุชิต สวัสดิ์ – ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายงานพัฒนาที่ยั่งยืน) 
2. ผู้แทนประชาชนจากพ้ืนที่ อบต.บางเจ้าฉ่า          รองประธานคณะกรรมการฯ 

(นายสุเทพ บุญยัง) 
3. ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 

(นายณรงค์พร ดูดดื่ม – ผู้อำนวยการสำนักงาน ทสจ.อ่างทอง) 
4. ผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง        กรรมการ 

(นายธนภัทร บัวพนัส – หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) 
5. ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง        กรรมการ 

(นายสมชาย รักษ์วงษ์วาน – หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย) 
6. ผู้แทนจากอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง           กรรมการ 

(นายวชิรวิทย์ พึ่งสอนรักษ์ – นายอำเภอไชโย) 
7. ผู้แทนประชาชนจากพ้ืนที่ ทต.ไชโย            กรรมการ 

(นางสาวจิตรา โพธิ์หิรัญ) 
8. ผู้แทนประชาชนจากพ้ืนที่ อบต.ราชสถิตย์          กรรมการ 

(นายสุทธิพงษ์ ทองพุ่ม – แทน) 
9. ผู้แทนประชาชนจากพ้ืนที่ อบต.เทวราช           กรรมการ 

(พ.อ.สิริพงศ์ เขียวเอี่ยม – แทน) 
10. ผู้แทนประชาชนจากพ้ืนที่ อบต.บางระกำ          กรรมการ 

(นางสาวกันยารัตน์ สถิตย์ที) 
11. ผู้แทนประชาชนจากพ้ืนที่ ทต.โพธิ์ทอง           กรรมการ 

(นางสาววีร์สุดา สุขขี) 
12. ผู้แทนประชาชนจากพ้ืนที่ อบต.พระงาม          กรรมการ 

(นายคะนอง มะกล่ำขาว) 
13. ผู้แทนประชาชนจากพ้ืนที่ อบต.บ้านหม้อ          กรรมการ 

(นายชัยธวัช พุ่มพิน) 
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14. ผู้แทนประชาชนจากพ้ืนที่ อบต.หัวสำโรง          กรรมการ 
(นายจักรกฤษณ์ ทัพพิโรจน์) 

15. ผู้แทนประชาชนจากพ้ืนที่ อบต.บ้านเบิก          กรรมการ 
(นายณัฐกุล รูปกลม) 

16. ผู้แทนประชาชนจากพ้ืนที่ อบต. คลองน้อย          กรรมการ 
(นางสาวเยาวลักษณ์ ปานทอง) 

17. ผู้แทนจากบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด       กรรมการ 
(นางสาวสุทัตตา ศรีสุวรรณ) 

18. ผู้แทนจากบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด       กรรมการ 
(นายสายันต์ อ่อนโพธา) 

19. ผู้แทนบริษัท เอส อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด         กรรมการ 
(นายนที เหลืองอรุณโรจน์) 

20. ผู้แทนบริษัท เอส อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด         กรรมการและเลขานุการ 
(นายอุกฤษณ์ รอดฉัยยา) 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้แทนประชาชนจากพ้ืนที่ ทต.เกษไชโย           ติดภารกิจ 

(นายสมเจต พุ่มม่วง) 
2. ผู้แทนประชาชนจากพ้ืนที่ อบต.องครักษ์          ติดภารกิจ 

(นายเทพพิทักษ์ อ่ำคิด) 
3. ผู้แทนประชาชนจากพ้ืนที่ อบต.อินทประมูล         ติดภารกิจ 

(นางนฤมล มั่นใจกล้า) 
4. ผู้แทนประชาชนจากพ้ืนที่ อบต.บ้านข่อย          ติดภารกิจ 

(นางนันทิตา แสงอาทิตย์) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเสาวภาคย์ เลาห์มีสุข   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2. นางสาวยุวสินี มั่นคง   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด 
3. นางสาวรีเบกก้า ปาทาเลย์   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด 
4. นายณรงฤทธิ์ พันธ์เมือง   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด 
5. นางสาวนันท์นรินทร์ บุญสร้อย   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด 
6. นายวีระ เนินบก   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด 
7. นางสาวประกายมาศ โพธา   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด 
8. นางสาวฐิติยา แซ่ก๊ก   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle



หน้า 3 จาก 11 

 

9. นางสาวสมฤทัย สกุลมั่น   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
10. นางสาวมนภัทธ์ ยิ้มแช่ม   บริษัท เอส. ไอเอฟ. จำกัด 
11. นายกฤษฎาธร ทรัพย์อุไรรัตน์   บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 
12. นางสาวอาทิตยา บริสุทธิ์   บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 
13. นายกฤตภาส ธรรมเจริญ   บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 
14. นางสาวจิรภร สายรัตน์   บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 
15. นางสาวพรนภา หลงคำหงษ์   บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด 
16. นางสาวปวริศา เอสันเทียะ                     บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
   นายอนุชิต สวัสดิ์ (ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานพัฒนาที่ยั่งยืน) 
ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นการประชุมได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่
กำหนดไว้ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีกรรมการภาคประชาชน จากพื้นที่เทศบาล
ตำบลเกษไชโย แจ้งขอลาออกจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสมเจต พุ่มม่วง ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขาดำเนินการประสานงาน
ไปยังเทศบาลตำบลเกษไชโยเพื่อสรรหากรรมการทดแทนต่อไป 
   ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
     ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง ของบริษัท เอส อินดัสเทรียล เอสเตท 
จำกัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566  
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
   ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
   ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (บริษัท โฟร์เทียร์ 
คอนซัลแตนต์ จำกัด) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอส อ่างทอง ของบริษัท เอส อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด 
นำเสนอเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 4.1 รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน 
   บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอรายละเอียดโครงการในปัจจุบัน ดังนี้ 
    โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอส อ่างทอง ตั้งอยู่ที ่ตำบลไชยภูมิ และตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,392.31 ไร่ 
    โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีมติเห็นชอบรายงานฯ ตามหนังสือเลขท่ี ทส. 1010.3/2204 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
    ปัจจุบันโครงการมีการนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report) ต่อหน่วยงาน
อนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน โดยโครงการมีการนำส่งรายงานฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2564 โดยรายงานฉบับล่าสุดที่นำส่ง คือ รายงานฯ ฉบับเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นรายงานฯ  
ในระยะก่อสร้าง 
    การจ ัดประช ุมคณะกรรมการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม ( EIA Monitoring 
Committee) บริษัท เอส อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ในปี 2565 และมีการจัด
ประชุมมาแล้วจำนวน 4 ครั้ง โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นการจัดประชุมครั้งที่ 1 ของ
ปี 2567 
    สถานภาพการดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 เป็นการดำเนินงานในระยะ
ก่อสร้าง ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเอส อ่างทอง และงานเก็บรายละเอียดการ
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นโครงการ เพ่ือเตรียมการเปิดดำเนินการ  
    โดยสถานภาพในปัจจุบัน (ณ เดือนมิถุนายน 2567) มีผู้ประกอบกิจการโรงงานเข้ามาตั้งในพื้นที่
โครงการ จำนวน 3 โรงงาน โดยเปิดดำเนินการ 2 โรงงาน และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1 โรงงาน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด – ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ โดย 
ใช้ก๊าซธรรมชาติ (เปิดดำเนินการ) 

2) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด – ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ โดย 
ใช้ก๊าซธรรมชาติ (เปิดดำเนินการ) 

3) บริษัท เพียวสตรอง จำกัด – ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ซอส น้ำจิ้ม น้ำสลัด มายองเนส 
ซุปผง เครื่องปรุงรสผง (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 

    ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง 
ธันวาคม พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย มาตรการทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศและธรณีวิทยา คุณภาพอากาศ คุณภาพ  
น้ำผิวดิน คุณภาพน้ำใต้ดิน ระดับเสียง การคมนาคมขนส่ง การจัดการมูลฝอย การระบายน้ำและการป้องกัน 
น้ำท่วม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุข สภาพเศรษฐกิจ-สังคม สุนทรียภาพ/พ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชน 
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รวมจำนวน 80 ข้อ พบว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 97 และร้อยละ 3  
ยังไม่ถึงระยะเวลาที่ปฏิบัติ ไดแ้ก่ การปลูกต้นไม้บริเวณพ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ รวมถึงการจัดให้มี
เรือนเพาะชำ และแปลงเพาะกล้าไม้ เพื่อปลูกกล้าไม้ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียว  ซึ่งโครงการจะ
ดำเนินการในปี 2567 
    ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง 
ธันวาคม พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำทิ้ง 
คุณภาพน้ำใต้ดิน คุณภาพตะกอนดิน คุณภาพดิน ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ และคมนาคมขนส่ง รวมจำนวน 12 ข้อ 
พบว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการติดตามฯ ครบถ้วน และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังนี้ 
    1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (จำนวน 4 สถานี) พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวม 
(TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน  (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อวันที่  
26 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2566 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และ 
เมื่อคำนวณค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index; AQI) พบว่า คุณภาพอากาศที่ทำการตรวจวัดทุกสถานี 
จัดอยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดแสดงดังตาราง 

ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP (24 hr) (mg/m3) PM-10 (24 hr) (mg/m3) 

โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ (A1) 26 ก.ย. - 3 ต.ค. 66 0.023-0.036 0.011-0.018 
บ้านบางขัน (A2) 26 ก.ย. - 3 ต.ค. 66 0.023-0.037 0.011-0.018 

วัดบ้านป่า (A3) 26 ก.ย. - 3 ต.ค. 66 0.021-0.041 0.011-0.019 
วัดดอนกระต่ายทอง (A4) 26 ก.ย. - 3 ต.ค. 66 0.031-0.046 0.014-0.021 

มาตรฐาน 0.33  0.12 

    2. ผลการตรวจวัดระดับเสียง (จำนวน 2 สถานี) เมื่อวันที่ 26 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2566 พบว่า 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ)  
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื ่องกำหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป รายละเอียดแสดงดังตาราง 

ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด 
ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N1) 26 ก.ย. - 3 ต.ค. 66 61.3-64.9 88.7 

ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N2) 26 ก.ย. - 3 ต.ค. 66  46.5-48.4 80.8 
มาตรฐาน 70.0 115.0 
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    3. ผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเครื่องจักร/เครื่องมือ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงในการก่อสร้าง 
(จำนวน 10 สถานี) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 15 นาที ระหว่าง 44.9-59.0  
เดซิเบล (เอ) และค่าระดับเสียงสูงสุด ระหว่าง 64.2-88.6 เดซิเบล (เอ) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หมวด 3 เสียง  

    4. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (จำนวน 5 สถานี) ได้แก่ คลองต้นงิ้วบริเวณจุดระบายน้ำฝนของ
โครงการ (SW1)  หนองระหาน (SW2) คลองมหานาม (บางกะโห้) บริเวณก่อนจุดระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า
ของโครงการ (SW3)  คลองมหานาม (บางกะโห้) บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้าของโครงการ (SW4) 
และคลองมหานาม (บางกะโห้) บริเวณหลังจุดระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้าของโครงการ (SW5) ผลการ
ตรวจวัดเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน พบว่า ส่วนใหญ่คุณภาพน้ำผิวดินที่ทำการตรวจวัด  
จัดอยู่ในคุณภาพน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 (แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์
เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทั่วไป
ก่อน และการเกษตร) ยกเว้นปริมาณบีโอดี (BOD) ทุกสถานีตรวจวัดมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่มี
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ประเภทที่ 4 (แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และการอุตสาหกรรม และเมื่อคำนวณค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality 
Index; WQI) พบว่า คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินของสถานีคลองต้นงิ้วบริเวณจุดระบายน้ำฝนของโครงการ (SW1) 
และคลองมหานาม (บางกะโห้) บริเวณก่อนจุดระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้าของโครงการ (SW3) จัดอยู่ใน
สภาพน้ำดี สำหรับหนองระหาน (SW2) และคลองมหานาม (บางกะโห้) บริเวณหลังจุดระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น
โรงไฟฟ้าของโครงการ (SW5) จัดอยู่ในสภาพน้ำพอใช้ และคลองมหานาม (บางกะโห้) บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งจากหอ
หล่อเย็นโรงไฟฟ้าของโครงการ (SW4) จัดอยู่ในสภาพน้ำเสื่อมโทรม รายละเอียดแสดงดังตาราง 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ (2 ต.ค. 66) มาตรฐาน 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 
ความเป็นกรด-ด่าง - 7.01 7.25 6.80 7.12 7.26 5.0-9.0 5.0-9.0 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส 30.8 32.0 30.0 31.7 31.5 ธ ธ 

ของแขงละลายนำ้ มก./ล. 1,458 526 252 240 326 - - 

ของแข็งแขวนลอย มก./ล. 19.0 8.5 13.0 7.5 7.5 - - 

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ มก./ล. 4.1 4.5 4.3 4.1 4.4 ≮ 4.0 ≮ 2.0 

บีโอด ี มก./ล. 3.5 3.0 3.7 3.6 3.6 ≯ 2.0 ≯ 4.0 

ซีโอด ี มก./ล. 44 25 32 51 25 - - 

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ มก./ล. <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 - - 

ไนเตรท มก./ล. <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 5.0 5.0 

แอมโมเนีย มก./ล. 0.39 0.12 0.30 0.22 0.20 0.5 0.5 
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ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ (2 ต.ค. 66) มาตรฐาน 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 
ทีเคเอ็น มก./ล. 1.8 1.5 0.6 1.8 1.2 - - 

ไฮโดรเจนไซยาไนด์ มก./ล. <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.005 0.005 

ฟอร์มาดีไฮด์ มก./ล. 0.03 <0.01 <0.01 0.04 <0.01 - - 

ฟีนอล มก./ล. <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 0.005 

คลอรีนอิสระ มก./ล. <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - 

สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีน มก./ล. <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 50 50 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด MPN/100 mL 790 130 1,300 2,400 1,300 20,000 - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม MPN/100 mL 240 6.8 130 790 170 4,000 - 

สี Pt-Co Unit 20 22 34 37 29 - - 

กลิ่น - เป็นไปตามธรรมชาติ - - 

น้ำมันและไขมัน มก./ล. <2 <2 <2 <2 <2 - - 

สังกะสี มก./ล. <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 1.0 1.0 

โครเมียมชนิดเฮ็กซะวาเล้นท์ มก./ล. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 0.05 

สารหนู มก./ล. 0.0064 0.0040 0.0092 0.0089 0.0085 0.01 0.01 

ทองแดง มก./ล. 0.0019 0.0023 0.0032 0.0015 0.0017 0.1 0.1 

ปรอททั้งหมด มก./ล. <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.002 0.002 

แคดเมียม มก./ล. 0.00020 0.00025 0.00021 0.00038 0.00007 0.005 0.005 

ตะกั่ว มก./ล. 0.00164 0.00225 0.04676 0.00291 0.00225 0.05 0.05 

นิกเกิล มก./ล. <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.1 0.1 

แมงกานีส มก./ล. 0.96 0.43 0.95 0.91 0.88 1.0 1.0 

แบเรียม มก./ล. 0.053 0.046 0.085 0.082 0.061 - - 

ซีลีเนียม มก./ล. <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 - - 

เงิน มก./ล. <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 - - 

เหล็ก มก./ล. 1.3 0.25 4.0 3.8 2.4 - - 

    5. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (จำนวน 1 สถานี) ที่ทำการตรวจวัดเป็นประจำทุกเดือน ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม ถึง  ธันวาคม 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ น้ำทิ้งที่เกิดขึ้นสูบกำจัด และ
ไม่มีการปล่อยระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะภายนอกโครงการแต่อย่างใด รายละเอียดแสดงดังตาราง 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน  บ่อพักน้ำท้ิง 

14 ก.ค. 66 11 ส.ค. 66 7 ก.ย. 66 3 ต.ค. 66 21 พ.ย. 66 8 ธ.ค. 66 
ความเป็นกรด-ด่าง - 7.77 7.56 7.64 7.61 7.28 7.84 5.5-9.0 
บีโอดี  มก./ล. 679 16 17 15 12 14 20 

ทีเคเอ็น  มก./ล. 350 82 72 16 26 39 100 
สารแขวนลอย  มก./ล. 314.0 47.5 13.0 25.7 38.0 5.5 50 

ไขมนัและน้ำมนั  มก./ล. 8 3 2 <2 4 3 5 
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    6. ผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (จำนวน 5 สถานี) ได้แก่ คลองต้นงิ้วบริเวณจุดระบาย
น้ำฝนของโครงการ (Bio1) หนองระหาน (Bio2) คลองมหานาม (บางกะโห้) บริเวณก่อนจุดระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น
โรงไฟฟ้าของโครงการ (Bio3) คลองมหานาม (บางกะโห้) บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้าของ
โครงการ (Bio4) และคลองมหานาม (บางกะโห้) บริเวณหลังจุดระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้าของโครงการ 
(Bio5) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 พบว่าตรวจพบทรัพยากรชีวภาพทางน้ำทุกสถานี รายละเอียดแสดงดังตาราง 

ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ 
ผลการตรวจวัด (2 ต.ค. 66) 

Bio1 Bio2 Bio3 Bio4 Bio5 
แพลงก์ตอนพืช      
ชนิด 19 17 14 16 16 
ปริมาณ (หน่วย/ลิตร) 9,000,000 7,320,000 6,720,000 8,520,000 9,480,000 
ค่าดัชนีความหลากหลาย 2.68 2.63 2.42 2.50 2.60 
ค่าดัชนีความสม่ำเสมอ 0.91 0.93 0.92 0.90 0.94 
แพลงก์ตอนสัตว ์      
ชนิด 5 4 4 4 4 
ปริมาณ (หน่วย/ลูกบาศก์เมตร) 84,000 36,000 72,000 84,000 96,000 

ค่าดัชนีความหลากหลาย 1.47 1.33 1.29 1.33 1.31 
ค่าดัชนีความสม่ำเสมอ 0.91 0.96 0.93 0.96 0.94 

สัตว์หน้าดิน      
ชนิด 3 3 3 3 3 
ปริมาณ (ตัว/ตารางเมตร) 40 45 40 55 60 

ค่าดัชนีความหลากหลาย 0.97 0.94 1.04 0.99 1.04 
สัตว์น้ำ (ปลา)      
ชนิด 3 3 3 3 3 

ปริมาณ (ตัว/100 ตารางเมตร) 10 18 14 10 12 
ค่าดัชนีความหลากหลาย 1.05 0.94 0.96 0.95 0.87 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 
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  4.2 รายละเอียดโครงการและการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด 
และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด 
   ประธานคณะกรรมการฯ มอบให้ บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ ้ง 1992 จำกัด เป็นผู ้นำเสนอ
รายละเอียดโครงการและการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด และบริษัท  
บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด สรุปดังนี้   
    “โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด  
เริ่มก่อสร้างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 และเปิดดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2566 โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 145 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำสูงสุด 30 ตันต่อชั ่วโมง ใช้เชื ้อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไฟฟ้าส่วนหนึ่งจำหน่ายให้การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลือจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมเอส อ่างทอง 
    โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด  
เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และเปิดดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2566 โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 145 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำสูงสุด 30 ตันต่อชั ่วโมง ใช้เชื ้อเพลิง  
ก๊าซธรรมชาติจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไฟฟ้าส่วนหนึ่งจำหน่ายให้การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลือจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมเอส อ่างทอง  เช่นเดียวกันกับ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2 
    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง 
ธันวาคม 2566 (ฉบับ 2/2566) ซึ่งเป็นระยะดำเนินการ โดยโครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วน และ
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
    โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2 และ 3 ได้ดำเนินกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์โดยมีการเข้า
ร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ โดยรอบพ้ืนที่โครงการ ในส่วนของด้านการศึกษา โรงไฟฟ้าได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
และพัฒนาความรู้ของนักเรียนและเยาวชนในท้องถิ่น ผ่านโครงการอบรม ทุนการศึกษา และการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ สำหรับด้านศาสนาและวัฒนธรรม โรงไฟฟ้าได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีและรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน และด้านกีฬา โรงไฟฟ้าได้สนับสนุน
การแข่งขันกีฬาในท้องถิ่น ทั้งในระดับโรงเรียนและชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีในหมู่ประชาชน  
นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ายังได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคประชาชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ต่าง ๆ เช่น การบริจาคโลหิต การปลูกต้นไม้ และการบริจาคสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ” 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 5.1 ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   ประธานคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการ 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล ดังนี้  
     1. นายสุเทพ บุญยัง รองประธานคณะกรรมการฯ ได้สอบถามในประเด็นจากการประชุมครั้งที่แล้ว
เกี่ยวกับน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ โดยอยากให้โครงการชี้แจงว่ามีการ
แก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง หรือมีแผนการเตรียมรับมือในอนาคตหรือไม่ 
     ชี้แจง : โครงการมีมาตรการรองรับ ได้แก่ 1. การเฝ้าระวังและช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหา 
ในกรณีทีฝ่นตกหนักหรือน้ำท่วม โดยจะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นก่อน และ 2. โครงการจะไม่ปล่อย
ระบายน้ำฝนออกไปยังบริเวณพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม แต่จะรวบรวมน้ำฝนภายในอ่างเก็บน้ำภายในพื้นที่
โครงการ และสูบไปเก็บไว้ยังอ่างเก็บน้ำดิบของโครงการ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
     2. นายอนุชิต สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ สอบถามถึงอ่างเก็บน้ำดิบของโครงการมีการ
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 
     ชี้แจง : อ่างเก็บน้ำดิบของโครงการทั้ง 2 แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย   
     3. นายธนภัทร บัวพนัส ผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ได้สอบถามถึงขนาด
และความสามารถในการเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำดิบของโครงการ 
     ชี้แจง : อ่างเก็บน้ำดิบ 1 มีขนาดและความสามารถในการกักเก็บน้ำประมาณ 4,903,887.4 
ลูกบาศก์เมตร สำหรับอ่างเก็บน้ำดิบ 2 สามารถในการกักเก็บน้ำ 1,216,628.2 ลูกบาศก์เมตร 
     4. นายอนุชิต สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ ได้สอบถามว่าโครงการมีจุดระบายน้ำฝนจากบ่อ
หน่วงน้ำภายในโครงการไปยังคลองสาธารณะจำนวนกี่จุด 
     ชี้แจง : โครงการมีจุดระบายน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะจำนวน 2 จุด โดยทั้งสองจุดจะระบาย  
ลงสู่คลองต้นงิ้ว บริเวณทางด้านทิศใต้ของโครงการ โดยคลองต้นงิ้วเชื่อมต่อกับหนองระหาน และเชื่อมสู่คลอง 
มหานาม (คลองบางกะโห้) ซึ่งไหลเลาะเขตที่ดินโครงการด้านทิศตะวันออก และไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-
ตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับคลองบ้านเบิกที่ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จากนั้น คลองบางกะโห้
จะไหลจากทิศเหนือ-ใต้มาบรรจบกับคลองบางศาลา เป็นคลองสองห้องที่ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และคลองสองห้องไหลลงสู่แม่น้ำลพบุรีที่ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     5. นายอนุชิต สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้บริเวณ
พื้นที่สีเขียว โดยอยากให้โครงการพิจารณาดำเนินการให้เรียบร้อย อาจมีการจัดเป็นกิจกรรม CSR เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวกับประชาชนและหน่วยงานราชการภายในพื้นที่ หรือจัดเป็น
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเกี ่ยวกับการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที ่ส ีเขียว เพื ่อให้ประชาชนได้รับทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ตลอดจนนายวชิรวิทย์ พึ ่งสอนรักษ์ ผู ้แทนจากอำเภอไชโย มีข้อเสนอแนะให้
พิจารณาปลูกต้นทองอุไร เพิ่มเติมในพื้นที่สีเขียวของนิคมฯ และนายณรงค์พร ดูดดื่ม ผู้แทนจากสำนักงาน



หน้า 11 จาก 11 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่าสามารถประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เพ่ือขอกล้าต้นไม้ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ได้ 
     ชี้แจง : โครงการรับทราบและนำไปพิจารณา 

 5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป  
   ประธานคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดการประชุมครั้งต่อไป  
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในเดือนพฤศจิกายน 2567 โดยฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ จะประสานงานดำเนินแจ้งรายละเอียดในเรื่องวัน  เวลา และสถานที่ ในภายหลัง 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (นายอุกฤษณ์ รอดฉัยยา) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

Administrator
Rectangle



ภาคผนวก 18
เอกสารจัดท าแผนประชาสัมพันธ ์/ มวลชนสมัพันธ์



© B.Grimm Power | Confidential + Proprietary

แผนกิจกรรมมวลชลสมัพนัธ ์2567



ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

External Activity

1 สนับสนุนกิจกรรมศานา ประเพณีและวัฒนธรรม

กิจกรรมทางศาสนา

วนัเขา้พรรษา พืÊนทีÉในรัศมี 1-5 กม.จากโรงไฟฟ้า ศาสนา

กิจกรรมการประกอบศาสนกิจ ชุมชนอิสลามในพืÊนทีÉ มสัยดินูรุ้รเราะฮฮี์ม (สุเหร่าใต)้ ศาสนา

กิจกรรมทอดกฐิน ประจาํปี พืÊนทีÉในรัศมี 1-5 กม.จากโรงไฟฟ้า ศาสนา

กิจกรรมทอดกฐิน ประจาํปี (กฐินพระราชทาน) หน่วยงานราชการ / ERC ศาสนา

กิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรม

วนังานกาชาด อาํเภอไชโย จงัหวดัอา่งทอง ประเพณีและวฒันธรรม

วนัสงกรานต์ พืÊนทีÉในรัศมี 1-5 กม.จากโรงไฟฟ้า ประเพณีและวฒันธรรม

วนัแรงงานแห่งชาติ สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ประเพณีและวฒันธรรม

วนัแมแ่ห่งชาติ ( 12 ส.ค.) พืÊนทีÉในรัศมี 1-5 กม.จากโรงไฟฟ้า ประเพณีและวฒันธรรม

วนัพอ่แห่งชาติ (5 ธ.ค.) พืÊนทีÉในรัศมี 1-5 กม.จากโรงไฟฟ้า ประเพณีและวฒันธรรม

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ร.10 (28 ก.ค.) พืÊนทีÉในรัศมี 1-5 กม.จากโรงไฟฟ้า ประเพณีและวฒันธรรม

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย.) พืÊนทีÉในรัศมี 1-5 กม.จากโรงไฟฟ้า ประเพณีและวฒันธรรม

กิจกรรมเทศกาลกินผดัไท ไหวพ้ระเกษไชโย มหกรรมลิเกวดัไชโย พืÊนทีÉในรัศมี 1-5 กม.จากโรงไฟฟ้า ประเพณีและวฒันธรรม

วนัลอยกระทง พืÊนทีÉในรัศมี 1-5 กม.จากโรงไฟฟ้า ประเพณีและวฒันธรรม

วนับริจาคโลหิต อ.ไชโย จ.อ่างทอง ประเพณีและวฒันธรรม

2 สนับสนุนชุมชน

กิจกรรมประจําปี

งานวนัเด็กแห่งชาติ เทศบาลตาํบลไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง การศึกษา

งานวนัเด็กแห่งชาติ พืÊนทีÉในรัศมี 1-5 กม.จากโรงไฟฟ้า การศึกษา

กิจกรรมสนบัสนุนกฬีา

กิจกรรมฟตุบอลประเพณีของมสัยดินูรุ้รเราะฮฮี์ม (สุเหร่าเหนือ / สุเหร่าใต)้ ต.ชะไว อ.ไชโย จ.อ่างทอง กีฬา

กิจกรรม SPORT DAY ของกลุ่มโรงเรียนเกษไชโย กลุ่มโรงเรียนเกษไชโย (6 โรงเรียน) กีฬา

กิจกรรม SPORT DAY ของกลุ่มโรงเรียนไชโยบูรพา กลุ่มโรงเรียนไชโยบูรพา (8 โรงเรียน) กีฬา

กิจกรรมโครงการการแขง่ขนักีฬาพืÊนบา้น

สร้างความสามคัคีประชาชนในชมุชน "ไชโยสมัพนัธ์" เทศบาลตาํบลไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง กีฬา

กิจกรรมกลอฟการกุศล หน่วยงานราชการ / PEA EGAT กีฬา

กิจกรรมสนบัสนุนอืÉน ๆ

กิจกรรมสนบัสนุนให้กบั จุดตรวจ ป้องกนัอุบติัเหตุ 

สาํหรับวนัปีใหม่, วนัสงกรานต์

จุดตรวจ อ.ไชโย จ.อ่างทอง ( 2จุด)

กิจกรรมสนบัสนุนสิÉงของเครืÉ องใช ้(ถุงยงัชีพ) เกิดเหต ุอทุกภยั พืÊนทีÉในรัศมี 1-5 กม.จากโรงไฟฟ้า

3 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ / ร่วมกับหน่วยงานราชการ

กิจกรรมเขา้ร่วมการประชมุกาํนนัผูใ้หญบ่า้น ประจาํเดือน อ.ไชโย จ.อ่างทอง ชุมชนและความเป็นอยู่

กิจกรรมเขา้ร่วมประชุมกบั กองทุนพฒันาไฟฟ้าจงัหวดัอ่างทอง5

การขอใชง้บประมาณ แผนงานประจาํปีของชุมชน และอืÉนๆ

พืÊนทีÉในรัศมี 1-5 กม.จากโรงไฟฟ้า ชุมชนและความเป็นอยู่

กิจกรรมเขา้ร่วมกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอาํเภอ (พชอ.) 

บรูณาการร่วมกบัพฒันาสงัคมและความมัÉนคงของมนุษยจ์งัหวดัอ่างทอง

ในประเด็นปัญหาส่งเสริมและดแูลสวสัดิภาพผูสู้งอาย ุผูพิ้การ ผูป่้วยติดเตียง

กลุม่เปราะบาง และแกไ้ขปัญาครัวเรือนตามเป้าหมาย Thai QM, TPMAP

อ.ไชโย จ.อ่างทอง ชุมชนและความเป็นอยู่

กิจกรรมสวสัดีปีใหม่ชมุชน และราชการในพืÊนทีÉ (มอบกระเชา้/กระเป๋าผา้) พืÊนทีÉในรัศมี 1-5 กม.จากโรงไฟฟ้า ชุมชนและความเป็นอยู่

บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) จํากัด

B.Grimm Power (Angthong) Limited

เดือน / ปี 2567ลาํดบั โครงการ / กจิกรรม พืÊนทีÉ / ชุมชน / หมู่บ้าน 

/ กลุ่มเป้าหมาย

ประเภท
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) จาํกดั

B.Grimm Power (Angthong) Limited

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

4 กจิกรรมชุมชนสัมพันธ์ / ร่วมกับชุมชน

โครงการ "เสริมความรู้ คู่การพยาบาล" 

(CPR และการปฐมพยาบาลเบืÊองตน้เพืÉอนอ้ง) เพืÉอเสริมทกัษะความรู้เรืÉองการดูแล

รักษาสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบืÊองตน้ 

ใหก้บับคุคลากรภายในโรงเรียน

โรงเรียนในพืÊนทีÉในรัศมี 1-5 กม.

จากโรงไฟฟ้า

การศึกษา

โครงการ "ช่างไฟเพิÉมความสว่างให้วัด"

"บาํรุงรักษา" วดัใหเ้ป็นศาสนสถานทีÉ ปลอดภยั และสะดวกต่อการ

ปฏิบติัศาสนกิจของพระสงฆแ์ละประชาชน

วดัในพืÊนทีÉในรัศมี 1-5 กม.

จากโรงไฟฟ้า

ศาสนา

กิจกรรมอืÉนๆ ชุมชน

5 กจิกรรมชุมชนสัมพันธ์ CROMII Project

กิจกรรม B.Grimm School Camp

1. CROMII จดัทาํ Proposal ร่วมกนังดา้นสิÉงแวดลอ้ม&พลงังานทดแทน

2. นาํเสนอกิจกรรมใหก้บัโรงรียน จาํนวน 1 โรงเรียน

3. จดัเตรียมแคมป์ / ดาํเนินการขออนุมติังบประมาณ / 

ทาํสืÉอประชาสมัพนัธ ์/ จดัทาํ link ลงทะเบียนกิจกรรมจิตอาสา

4. ดาํเนินการจดักิจกรรม

5. ประเมินผลการดาํเนินกิจกรรม และสรุปผลกิจกรรม

กิจกรรม B.Grimm Health Canvas Bag

กิจกรรมแจกถุงผา้เพืÉอสุขภาพใหก้บั รพสต. ในพืÊนทีÉ เพืÉอไวใ้ชส้าํหรับ

ใส่ยาและเวชภณัฑข์องกลุ่มผูป่้วยเบาหวาน ความดนั เรืÊ อรัง

1. ประสานงานกบัทางผูเ้กีÉยวขอ้ง เรืÉ องการขอสนบัสนุนกระเป๋าผา้ใส่ยา

2. ลงพืÊนทีÉในชุมชน /นดัหารือรายละเอียด / จาํนวนการจดัทาํกระเป๋าผา้

3. สรุปผลการลงพืÊนทีÉ นาํมาจดัทาํเอกสารประกอบการจดัทาํกระเป๋าผา้

4.  สอบถามรายละเอียด ราคา การจดัทาํกระเป๋าผา้ 

5.  ออกแบบกระเป๋าผา้

6. ส่งแบบกระเป๋าผา้ให้ง รพสต. พิจารณา/ปรับปรุง/แกไ้ข/จดัทาํ

7. จดัทาํหนงัสือขออนุมติังบการจัดทาํกระเป๋าผา้ พร้อมรายละเอียดแนบ

8. ส่งแบบกระเป๋าผา้ทีÉผา่นการอนุมติั ให้ supplier เพืÉอดาํเนินการผลิต

9. ดาํเนินการส่งมอบกระเป๋าผา้ ให ้รพสต. 

กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย:

1. การจดัอบรม LSH ให้กบัเจา้หนา้ทีÉทีÉเกีÉยวขอ้ง CROMII

2. สาํรวจโรงเรียนในพืÊนทีÉ และตัÊงเป้าหมาย

3. คน้หาโรงเรียนทีÉเขา้ร่วมโครงการ และคน้หา Local Trainer

4. เรียนรู้การจดักิจกรรมโครงการบา้นนกัวทิฯ ของ B.Grimm BIP1,2

**ชุมชนในพืÊนทีÉรัศมี 1-5 กม.จากโรงไฟฟ้า (65 หมู่ บ้าน)

1. เทศบาลตาํบลไชโย 2. เทศบาลตาํบลเกษไชโย 3. อบต.ราชสถิตย์ 4. อบต.เทวราช 5. อบต.บางระกาํ 6. อบต.บางเจ้าฉ่า 7. อบต.อินทประมูล 8. อบต.บ้านข่อย 9. อบต.บ้านเบิก 10. อบต.พระงาม 11. อบต.บ้านหม้อ 12. อบต.คลองน้อย

โรงเรียนวดับา้นลาด อ.ทา่วุง้ จ.ลพบุรี การศึกษา

เดือน / ปี 2567

พืÊนทีÉในรัศมี 1-5 กม.จากโรงไฟฟ้า ชุมชน และความเป็นอยู่

โรงเรียนวดัละมดุ (ละมุดวิทยาคาร) 

อ.ไชโย จ.อ่างทอง

การศึกษา

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม พืÊนทีÉ / ชุมชน / หมู่บ้าน 

/ กลุ่มเป้าหมาย

ประเภท
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) จาํกดั

B.Grimm Power (Angthong) Limited

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 กิจกรรม Employee Relation

กิจกรรม Employee Engagement พนกังานทุกคน สืÉอประชาสมัพนัธ ์/ 

ADMIN PLATFORM / Facebook

กิจกรรม Core Value Awareness (4Ps)

(Activities with Coporate People Partnership)

พนกังานทุกคน สืÉอประชาสมัพนัธ ์/ 

ADMIN PLATFORM / Facebook

กิจกรรม CROMII Mindful Compassion Project

การทํางานอยา่งมีพลงั/ความสุข ดว้ยมสีมาธิและสติ พนกังานทุกคน

สืÉอประชาสมัพนัธ ์/ 

ADMIN PLATFORM / Facebook

กิจกรรม Sport Hour 

สนบัสนุนส่งเสริมสุขภาพทีÉดีของพนกังานทัÊงสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตใจ ภายใตกิ้จกรรม Sport hour พนกังานทุกคน

สืÉอประชาสมัพนัธ ์/ 

ADMIN PLATFORM / Facebook

กจิกรรมทาํบุญประจําปี 

นิมนตพ์ระสงฆแ์ละจดัทาํบญุเลีÊยงพระ เพืÉอเสริมสิริมงคลแกพ่นกังานและบริษทั พนกังานทุกคน

สืÉอประชาสมัพนัธ ์/ 

ADMIN PLATFORM / Facebook

กิจกรรม งานสงกรานต์ ประจําปี

สืบสานประเพณี วฒันธรรมไทย เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดร่้วมอนุรักษป์ระเพณี

วฒันธรรมไทยและสร้างสมัพนัธอ์นัดีระหว่างพนกังาน

พนกังานทุกคน สืÉอประชาสมัพนัธ ์/ 

ADMIN PLATFORM / Facebook

กิจกรรม Outing ประจําปี 

สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังาน ดว้ยการจดัการท่องเทีÉยวนอกสถานทีÉ 

เปิดโอกาสใหพ้นกังานแผนกต่างๆ ไดใ้กลชิ้ด สนิทสนม จากกิจกรรมทีÉทาํร่วมกนั

ในบรรยากาศทีÉนอกเหนือจากการทาํงาน

พนกังานทุกคน สืÉอประชาสมัพนัธ ์/ 

ADMIN PLATFORM / Facebook

กิจกรรม Sport Day & Happy New Year

สร้างความเป็นทีม พฒันาศกัยภาพของ Teamwork ผ่านกิจกรรมกีฬา และการ

จดัเตรียมงานร่วมกนัสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังาน และสร้างบรรยากาศ

การสังสรรคที์Éเป็นกนัเอง ประจาํปี

พนกังานทุกคน สืÉอประชาสมัพนัธ ์/ 

ADMIN PLATFORM / Facebook

Approved:

                                     Prepared By   Approved By   Approved By

                                        (Ms.Yuwasinee Mankong) (Mr.Bpannaphat Metheebpanyawong)                          (Mr.Thawan Worachin)                         

                                             Senior Section Manager,   

                                         PP & Administration

                                        Date: January 25, 2024 Date: January 25, 2024     Date: January 25, 2024     Date: January 25, 2024

เดือน / ปี 2567

    Date: January 25, 2024

Head of People Partnership and AdministrationPower Plant Manager

  Approved By

                  (Mr. Don Tayatan)                         

Executive Vice President

Head of Customer Relations and Operation Management ll

การจัดทํา

Power Plant Manager

  Approved By

                  (Ms. Bongkoch Sariman)                         

Internal Activity

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม พืÊนทีÉ / ชุมชน / หมู่บ้าน 

/ กลุ่มเป้าหมาย

Page 3 of 3
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ภาคผนวก 19
เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธก์ับทางชุมชน



© B.Grimm Power | Confidential + Proprietary / 1

CSR
กิจกรรมมวลชลสมัพนัธ ์โรงไฟฟ้าบี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 และ 3

( 2 / 2567 )



B.Grimm Power (Angthong) 2,3 Company Limited
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2,3 จ ากดั

สนับสนุนกิจกรรมชมุชน : เทศกาลกินผดัไทย ไหว้พระสมเดจ็เกษไชโย ประจ าปี 2567
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B.Grimm Power (Angthong) 2,3 Company Limited
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2,3 จ ากดั

สนับสนุนกิจกรรมชมุชน : การแข่งขนักีฬากลุ่มโรงเรียนไชโยบรูพา
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B.Grimm Power (Angthong) 2,3 Company Limited
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2,3 จ ากดั

สนับสนุนกิจกรรมศาสนา : ถวายเทียนพรรษา และมอบเครือ่งเขียน
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B.Grimm Power (Angthong) 2,3 Company Limited
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2,3 จ ากดั

สนับสนุนกิจกรรมชมุชน : รว่มบริจาคโลหิต
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B.Grimm Power (Angthong) 2,3 Company Limited
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2,3 จ ากดั

สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา : B.Grimm School Camp 
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B.Grimm Power (Angthong) 2,3 Company Limited
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2,3 จ ากดั

สนับสนุนกิจกรรมชมุชน : วนัเยาวชนแห่งชาติ รกัษ์โลก รกัษ์ส่ิงแวดล้อม
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B.Grimm Power (Angthong) 2,3 Company Limited
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2,3 จ ากดั

สนับสนุนกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่  : B.Grimm Canvas Bag
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B.Grimm Power (Angthong) 2,3 Company Limited
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2,3 จ ากดั

สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา : กฐินสามคัคี ประจ าปี 2567
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ภาคผนวก 20
ขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียน และแบบฟรอ์มการรับเร่ืองร้องเรียน
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        BPAT2 BPAT3              

 [  ] ผูแ้จง้ภายในองค์กร วนัทีแ่จง้…............/…................./…............   [  ] ผูแ้จง้ภายนอกองค์กร  วนัทีแ่จง้…............/…................./…............

ชือ่-นามสกุล ……............................................................................................... ชือ่-นามสกุล ……......................................................................................
หน่วยงาน ………............................................................................................... บรษิทั/ชุมชน…….......................................โทรศพัท…์….............................

รายละเอยีดการแจง้ขอ้รอ้งเรยีน/ขอ้เสนอแนะมดีงันี…้.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

ผูแ้ทนฝ่ายบรหิารหรอืผูช้่วยผูแ้ทนฝ่ายบรหิารรบัเรือ่ง วนัทีร่บัเรือ่ง ........................../.........................................../.........................

ลกัษณะการแจง้โดย     [ ] ใบแจง้รอ้งเรยีนฯ    [ ] วาจา     [ ] โทรศพัท ์   [ ] จดหมาย/Email     [ ] รปูถ่าย     [ ] อืน่ๆ …............................................

แจง้ผูต้รวจสอบ [ ] MR/AMR  [ ] CSM  วนัทีแ่จง้ ........................./............................................/.............................

ผูต้รวจสอบ : ผลการตรวจสอบเบือ้งตน้ วนัทีต่รวจสอบ ........................../.........................................../.........................

     [ ] เป็นไปตามทีแ่จง้    [ ] ไม่เป็นไปตามทีแ่จง้            ลงชือ่…..................................................... ผูต้รวจสอบ

หมายเหตุ: กรณรีอผลการตรวจสอบโปรดระบุ: จะทราบผลการตรวจสอบภายในวนัที…่..................../…................................................./…......................

เสนอ  [ ] PPM รบัทราบและก าหนดผูร้บัผดิชอบแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน/ขอ้เสนอแนะ (ภายใน 3 วนั)

ลงนาม…....................................................................... วนัทีร่บัทราบ……............../…........................................../……....................

การด าเนินการแกไ้ข (PPM สัง่การก าหนดผูร้บัผดิชอบแกไ้ข)

ผูร้บัผดิชอบแกไ้ข (PPM ระบุ)……............................................ และแจง้วธิกีารแกไ้ขใหร้บัทราบภายในวนัที…่............/…..................................../…..............

การวเิคราะหส์าเหตุของปัญหา…........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

วธิกีารแกไ้ข.....................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

ก าหนดแลว้เสรจ็วนัที.่.................../......................................./........................ ลงนาม….............................................................ผูร้บัผดิชอบแกไ้ข

ความเหน็ PPM …….......................................................................................................................................................................................................

ลงนาม อนุมตัดิ าเนินการ…................................................. วนัที…่.............../…................................../…....................

เมือ่ PPM อนุมตัใิหด้ าเนินการแลว้ สง่เอกสารฉบบันี้ใหก้บั MR/AMR เพือ่สง่ต่อผูร้บัผดิแกไ้ขตามที ่PPM ระบุ

  MR/AMR หรอื Customer Service Section แจง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนเสนอแนะทราบโดยเรว็ทีสุ่ดเมือ่รบัทราบวธิกีารด าเนินการแกไ้ขและก าหนดแลว้เสรจ็ หรอืกรณี

ทีต่อ้งรอผลการตรวจสอบ หรอืการปรบัปรงุแกไ้ขใชเ้วลานาน ใหแ้จง้ความคบืหน้าใหผู้ร้อ้งเรยีนฯ ทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม

การรายงานกลบัไปยงัผูร้อ้งเรยีนวธิ…ี.............................................วนัที.่.........….../..............….................../…...................ลงนาม.......................................ผูร้ายงาน

โรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 และ 3
B.Grimm Power (Angthong) 2 and 3

ใบแจง้ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ



ภาคผนวก 21
เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

(EIA Monitoring Committee)
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ภาคผนวก 22
เอกสารการตรวจสุขภาพพนักงาน และตรวจสุขภาพพนักงานทีป่ฏิบัติงานในพืน้ทีเ่สี่ยง 

ประจ าปีพ.ศ. 2567



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 2567 
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ภาคผนวก 23
เอกสารการท ากิจกรรมมวลชนสัมพันธก์ับหน่วยงานสาธารณสุข



การร่วมกจิกรรมกับสาธารณสุขในทอ้งถิน่



สนับสนุนกิจกรรมชมุชน : ร่วมบริจาคโลหิต
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สนับสนุนกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่  : B.Grimm Canvas Bag
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ภาคผนวก 24
ส าเนาหนังสือแจ้งจ านวนพนักงานให้กับหน่วยงานด้านสุขภาพ
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ภาคผนวก 25
แผนอบรมพนักงาน ประจ าปีพ.ศ. 2567



ท่ี หลกัสตูร รปูแบบ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 ความปลอดภยัในการท างานเกีย่วกบัไฟฟ้าตามกฎกระทรวง 2558 In-House

2 ความปลอดภยัในการท างานเกีย่วกบัสารเคมี In-House

3 การดบัเพลงิข ัน้ตน้ In-House

4 ความปลอดภยัในการใชง้านรถยกและการบ ารงุรกัษา In-House

5 ความปลอดภยัในการใชง้านปัน่จัน่ ชนดิเหนอืศรษีะ In-House

6 ผูต้รวจสอบนัง่รา้น Public/Local

7 เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหน้างาน Public/Local

8 ผูค้วบคุมมลพษิอากาศ Public/Local

9 ผูป้ฏบิตังิานมลพษิอากาศ Public/Local

10 ผูป้ฏบิตังิานสถานทีใ่ชก้๊าซธรรมชาต ิตามประกาศกรมธุรกจิพลงังาน Public/Local

11 ผูร้บัผดิชอบเกบ็รกัษาสารเคมอีนัตราย Public/Local

12 เทคนคิการผจญเพลงิ Public/Local

13 การสัง่การดบัเพลงิ Public/Local

14 ความปลอดภยัในการท างานในทีอ่บัอากาศ (4 ผู)้ Public/Local

15 หลกัสตูร คนงาน ควบคุมก๊าซ ในโรงงานใชห้รอืเกบ็ก๊าซของกรมโรงงานอุตสาหกรรม Public/Local

16 ผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังาน Public/Local

................................................................. ................................................................. 
(นางสาวสุทตัตา ศรสีุวรรณ)                 (นายสายนัต์ อ่อนโพธา)                  

 EHS Officer ผูจ้ดัท าแผน                  EHS Manager ผูอ้นุมตั ิ                 

แผนการอบรมส าหรบัพนักงาน บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 และ 3 จ ากดั ประจ าปี 2567
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ภาคผนวก 26
แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
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ภาคผนวก 27
เอกสารการขึน้ทะเบียนเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยประจ าโครงการ





Administrator
Rectangle





ภาคผนวก 28
สรุปสถิติอุบัติเหตุ





ภาคผนวก 29-1
เอกสาร Chemical List แสดงรายการอันตรายของสารเคมีทีใ่ช้ในโครงการ



รายการสารเคมีทีใ่ช้ในบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จ ากดั



ภาคผนวก 29-2
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคม ี(SDS)



 เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 

NALCO® BT-3811 

 

 1 / 9  

  

หมวดที:่ 1. การบง่ชีผ้ลติภัณฑแ์ละบรษัิท 

 

ชือ่ผลติภัณฑ ์ : NALCO® BT-3811 
 

การบง่ชีด้ว้ยวธิอีืน่ๆ : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ขอ้แนะน าในการใชส้ารเคมแีละ
ขอ้ก าจัดตา่งๆในการใช ้

: การบ าบดัหมอ้ไอน ้า 
 

ขอ้จ ากดัในการใช ้ : ดขูอ้จ ากัดของวธิใีชแ้ละขนาดการใชจ้ากเอกสารขอ้มลูผลติภัณฑห์รอืสอบถามจากตัวแทน

จ าหน่าย 
 

บรษัิท : NALCO INDUSTRIAL SERVICES (THAILAND) CO LTD 

โรงงานระยอง, 109/19 หมู ่4, นคิมอตุสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์, ซอย อซีี ่6, ต าบล 
ปลวกแดง, อ าเภอ ปลวกแดง 

จังหวดัระยอง 

ประเทศไทย 21140 

โทรศพัท ์ + 66-33-109-021 
 
 

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ 
 

: 02-104-0545, +65 6542 9595 (ระหวา่งประเทศ) 
 

วนัทีอ่อกเอกสาร : 05.12.2017 
 

หมวดที:่ 2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 

การจ าแนกประเภทตามระบบ GHS 

การกัดกร่อน/ระคายเคอืงตอ่

ผวิหนัง 

: กลุม่ 1 

การท าลายดวงตา/การระคาย
เคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

: กลุม่ 1 

 

องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS 

สญัลกัษณ์แสดงอนัตราย :  

 

    

 

ค าสญัญาน : อนัตราย 
 

 ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย : ท าใหผ้วิหนังไหมแ้ละท าอนัตรายตอ่ดวงตา 
 

 ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั : การป้องกนั:  

ลา้งผวิและมอืใหส้ะอาดหลงัจากการใชง้านสวมถงุมอื/ ชดุป้องกนัอนัตราย/อปุกรณ์ป้องกนั
ตา/ ใบหนา้ 
 

การจัดการในกรณีไดรั้บสมัผัส หรอืเกดิอบุตัเิหต:ุ  

หากกลนืกนิ ใหร้บีลา้งปาก หา้มท าใหอ้าเจยีนหากสมัผัสผวิหนัง(หรอื ผม) ถอดเสือ้ผา้ที่
ปนเป้ือนออกทนัท ีชะลา้งผวิหนังดว้ยน ้า/ฝักบวั 

หากสดูดมเขา้ไป : ใหย้า้ยผูป้ระสบเหตไุปยังทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิแ์ละใหพั้กผอ่นใน
ลกัษณะทีห่ายใจไดส้ะดวก รบีโทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ โรงพยาบาลทนัทหีาก

เขา้ดวงตา ;ลา้งดว้ยน ้าสะอาดเป็นเวลาหลายๆนาท ีใหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อก หาก

สามารถถอดออกไดง้่าย ใหล้า้งตาตอ่ไป รบีโทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย/์โรงพยาบาล
ทนัทซีกัเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนสารใหส้ะอาดกอ่นน ากลบัมาใชใ้หม ่

การจัดเก็บ:  

เก็บปิดล็อคไว ้

การก าจัด:  
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ใหก้ าจัดภาชนะบรรจหุรอืสารเคม ีโดยโรงก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บการอนุญาตแลว้ 
 

อนัตรายอืน่ๆ : ไมม่ขีอ้มลู 
 

หมวดที:่ 3. องคป์ระกอบ/ขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

สารเคมบีรสิทุธิ/์ผลติภัณฑ ์ : สารผสม 
 

ชือ่ทางเคม ี หมายเลข CAS ความเขม้ขน้: (%) 

โซเดยีมไตรพอลฟิอสเฟต 7758-29-4 5 - 10 

โซเดยีมไฮดรอกไซด ์ 1310-73-2 1 - 5 

โซเดยีมพอลเิมทาครเิลต 54193-36-1 1 - 5 
 

หมวดที:่ 4. มาตรการปฐมพยาบาล 

 

ในกรณีทีเ่ขา้ตา : ลา้งดว้ยน ้าสะอาดจ านวนมากทันท ีรวมทัง้ใตเ้ปลอืกตาดว้ย อยา่งนอ้ย 15 นาทถีา้สวม

คอนแทคเลนสใ์หถ้อดคอนแทคเลนสอ์อกกอ่นหากสามารถท าได ้และลา้งตาอยา่ง

ตอ่เนือ่ง 
รบีไปพบแพทยท์นัท ี
 

ในกรณีทีส่มัผัสผวิหนัง : ลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมากทนัทอียา่งนอ้ย 15 นาท ีใชส้บูอ่อ่นถา้ม ีซกัเสิอ้ผา้ทีป่นเป้ือน
กอ่นน ากลบัมาใชใ้หม ่ลา้งรองเทา้ใหส้ะอาดกอ่นน ากลับมาใชใ้หม ่รบีไปพบแพทยท์นัท ี
 

หากกลนืกนิ : บว้นปากดว้ยน ้า หา้มท าใหอ้าเจยีน หา้มใหอ้ะไรทางปากกบัผูห้มดสต ิรบีไปพบแพทย์
ทนัท ี
 

หากหายใจเขา้ไป : ยา้ยผูป่้วยใหไ้ดรั้บอากาศบรสิทุธิ ์รักษาตามอาการ หากอาการไมท่เุลาใหร้บีไปพบแพทย ์
 

การป้องกนัส าหรับผูป้ฐม

พยาบาล 

: ในกรณีทีเ่กดิเหตฉุุกเฉนิใหป้ระเมนิอนัตรายกอ่นด าเนนิการ ไม่ควรด าเนนิการใดๆทีเ่สีย่ง

ตอ่การบาดเจ็บ หากมขีอ้สงสยัใหต้ดิตอ่หน่วยงานทีรั่บผดิชอบกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 
 ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลตามทีก่ าหนด 
 

หมายเหตถุงึแพทย ์ : รักษาตามอาการ 
 

อาการ และผลกระทบทีส่ าคญั

ทีสุ่ดท ัง้แบบเฉยีบพลนั และ
เกดิในภายหลงั 

: อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับผลกระทบตอ่สขุภาพและอาการไดใ้นสว่นที ่11 

 

หมวดที:่ 5.มาตรการการผจญเพลงิ 

 

สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม : การใชม้าตรการดับเพลงิทีเ่หมาะกับสภาวะแวดลอ้มเฉพาะทีแ่ละสิง่แวดลอ้มรอบๆ 
 

สารดับเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะที่
เกดิขึน้จากสารเคม ี

: ไมไ่วไฟหรอืเผาไหม ้

 

สารทีม่อีนัตรายจากการเผาไหม ้ : ผลติภัณฑท์ีเ่กดิจากการสลายตวัอาจรวมถงึสารดงัตอ่ไปนี ้คารบ์อนออกไซด ์ซลัเฟอร์
ออกไซด ์ออกไซดข์องฟอสฟอรัส 

 

อปุกรณ์ป้องกนัเฉพาะส าหรับนัก
ผจญเพลงิ 

: ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคล 

 

วธิกีารดับเพลงิเฉพาะ : เศษซากทีเ่หลอืจากการเผาไหมแ้ละน ้าดบัเพลงิทีป่นเป้ือนตอ้งแยกทิง้ตามกฎระเบยีบของ
ทอ้งที ่
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หมวดที:่ 6. มาตรการจัดการเมือ่มกีารหกและร่ัวไหลของสาร 

 

ค าเตอืนส าหรับบคุคล อปุกรณ์

ป้องกนั และวธิกีารส าหรับกรณี
ฉุกเฉนิ 

: ท าใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศทีด่พีออพยพคนออกจากบรเิวณทีม่กีารหกหรอืร่ัวไหล 

ควรอยู่บรเิวณเหนอืลม 
หลกีเลีย่งการสดูดม กลนืกนิ หรอืสมัผัสกบัผวิหนังและดวงตาเมือ่พนักงานตอ้งสมัผัสกบั

สารทีม่คีวามเขม้ขน้สงูกวา่คา่สงูสดุทีก่ าหนดไว ้จะตอ้งใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจทีเ่หมาะสมที่
ผา่นการรับรองแลว้ 

ผูท้ าหนา้ทีท่ าความสะอาดสารเคมตีอ้งเป็นผูท้ีไ่ดรั้บการฝึกอบรมมาเทา่นัน้อา้งองิตาม
มาตรการป้องกนัในหัวขอ้ที ่7 และ 8 

 

ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม : อยา่ปลอ่ยใหส้มัผัสกับดนิ น ้าผวิดนิ หรอื น ้าใตด้นิ 
 

วธิกีารและวสัดสุ าหรับการกักเก็บ

และการท าความสะอาด 
 

: อดุรอยร่ัวถา้ท าไดอ้ยา่งปลอดภัยบรรจแุละเก็บสว่นทีห่กดว้ยวสัดดุดูซับ ทีไ่ม่สามารถเผา

ไหมไ้ด(้เชน่ ทราย ดนิ ดนิเบา  วสัดกุนัรอ้นเวอมคิไูลท ์)และใสใ่นภาชนะส าหรับก าจัดตาม
กฎหมายในประเทศนัน้ๆ หรอืตามหลกัสากล  (ดหูมวดที ่13) 

ชะลา้งสารทีต่กคา้งดว้ยน ้าในกรณีทีเ่กดิการร่ัวไหลเป็นปรมิาณมาก ใหใ้ชท้ีก่ัน้เพือ่กัน้สาร

ทีร่ั่วไหล หรอืจ ากดัการร่ัวไหลเพือ่ป้องกนัไมใ่หส้ารไหลลงสูแ่หลง่น ้า 
 

หมวดที:่ 7. การใชแ้ละการเก็บรักษา 

 

ขอ้แนะน าในการจัดการอยา่ง

ปลอดภัย 

: หา้มกลนืกนิ หา้มหายใจเอาฝุ่ น / ฟมู / กา๊ซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย หา้ม

ใหส้ารเขา้ตา สมัผัสผวิหนังหรอืเสือ้ผา้ ลา้งมอืใหส้ะอาดภายหลงัจากการหยบิจับ

สารเคม ี ใหใ้ชส้ารในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอเทา่นัน้ 
 

สภาวะการเก็บทีป่ลอดภัย : หา้มเก็บใกลก้ับกรด เก็บใหห้า่งจากมอืเด็ก ปิดภาชนะบรรจใุหส้นทิ จัดเก็บบรรจภุัณฑท์ี่

ตดิฉลากในทีท่ีเ่หมาะสม 
 

อณุหภมูใินการเก็บรักษา : 2 °C  ไปยัง  38 °C 
 

วสัดทุีเ่หมาะสม : เก็บในภาชนะทีม่กีารตดิฉลากอยา่งเหมาะสม 
 

วสัดทุีไ่มเ่หมาะสม : ตอ่ไปนีค้อืขอ้มูลความเขา้กนัไดท้ีแ่นะน า โดยขึน้อยูก่ับขอ้มูลผลติภัณฑท์ีค่ลา้ยกนัและ / 
หรอืประสบการณ์ในอตุสาหกรรม ความเหมาะสมของการจัดสง่สนิคา้และการเก็บรักษา

ระยะยาวกับภาชนะจัดเก็บจะแตกตา่งกนั ดงันัน้เราจงึขอแนะน าวา่ควรทดสอบความเขา้กนั

ไดก้อ่นใชง้าน 
 

หมวดที:่ 8. การควบคมุการรับสมัผัสสาร/การป้องกนัสว่นบคุคล 

 

 คา่ตา่งๆทีใ่ชค้วบคมุการรับสมัผัส 

สว่นประกอบ หมายเลข CAS รูปแบบของการรับ

สาร 

ความเขม้ขน้ทีไ่ดรั้บ

อนุญาต 

มาตรฐาน 

โซเดยีมไฮดรอกไซด ์ 1310-73-2   TWA 2 mg/m3 TH OEL 

โซเดยีมไฮดรอกไซด ์ 1310-73-2   C 2 mg/m3 ACGIH 

  C 2 mg/m3 NIOSH REL 

  TWA 2 mg/m3 OSHA Z1 

 

การควบคมุทางวศิวกรรมที่
เหมาะสม 

: ใชร้ะบบระบายอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพควบคมุคา่ความเขม้ขน้ในอากาศใหต้ า่กวา่คา่
มาตรฐานทีก่ าหนดใหส้มัผัสไดใ้นสถานทีป่ระกอบการ 
 

 

อุปกรณป้์องกนัภยัสว่นบุคคล 
 

การป้องกนัดวงตา : แวน่แบบกอ๊กเกลิส ์

หนา้กากป้องกนัสารเคม ี
 



เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 

NALCO® BT-3811 

 

 4 / 9  

การป้องกนัมอื : สวมอปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคลดงัตอ่ไปนี:้ 
ถงุมอืนโีอพรนี, ไนไตรล,์ ยางธรรมชาต ิหรอืพวีซี ี

ควรทิง้ถงุมอืและเปลีย่นใหมถ่า้เห็นวา่มกีารเสือ่มสลายหรอืการทะลผุา่นของสารเคม ี
 

การป้องกนัผวิหนัง : อปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคลประกอบดว้ย:ถงุมอืป้องกนัทีเ่หมาะสม แวน่แบบก๊อกเกลิส ์

และเสือ้คลมุป้องกนั 
 
 

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ : เมือ่พนักงานตอ้งสมัผัสกบัสารทีม่คีวามเขม้ขน้สงูกวา่คา่สงูสดุทีก่ าหนดไว ้จะตอ้งใช ้

เครือ่งชว่ยหายใจทีเ่หมาะสมทีผ่า่นการรับรองแลว้ 
 
 

มาตรการเกีย่วกบัสขุอนามัย : ใชง้านตามมาตรฐานดา้นสขุอนามัยทีด่ขีองโรงงานอตุสาหกรรมและตามแนวปฏบิตัเิพือ่
ความปลอดภัย ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนและท าความสะอาดกอ่นน ามาใชอ้กีครัง้ ลา้งหนา้ มอื 

และผวิหนัง สว่นอืน่ๆทีส่มัผัสกับสารเคมใีหส้ะอาดหลงัการใชง้านทกุครัง้ ควรจัดหา

อปุกรณ์ทีเ่หมาะสม ซึง่สามารถชะลา้งร่างกายและดวงตาไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีในกรณีที่
สมัผัสกบัสาร 

 

หมวดที:่ 9. คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

ลกัษณะทัว่ไป : ของเหลว 

ส ี : เหลอืงออ่น 

กลิน่ : ไมม่กีลิน่ 

จดุวาบไฟ : > 93.3 °C, วธิกีาร: ASTM D 93, ถว้ยปิดเพนสก ี- มารเ์ทนส ์

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง : 12.0 - 12.1,(1.0 %), วธิกีาร: ASTM E 70 

คา่ขดีจ ากัดของกลิน่ทีไ่ดรั้บ : ไมม่ขีอ้มลู 

จดุหลอมเหลว/จดุเยอืกแข็ง : จดุเยอืกแข็ง: < 1 °C, เอเอสทเีอ็ม ด-ี1117 

จดุเดอืดเริม่ตน้/ชว่งของการ
เดอืด 

: ไมม่ขีอ้มลู 

อตัราการระเหย : ไมม่ขีอ้มลู 

ความสามารถในการลกุตดิไฟ 

(ของแข็ง, กา๊ซ) 

: ไมม่ขีอ้มลู 

คา่จ ากดัสงูสดุของการระเบดิ : ไมม่ขีอ้มลู 

คา่จ ากดัต า่สดุของการระเบดิ : ไมม่ขีอ้มลู 

ความดนัไอ : ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนาแน่นไอ : ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนาแน่นสมัพัทธ ์ : 1.1, (25 °C),  เอเอสทเีอ็ม ด-ี1298 

ความหนาแน่น : ไมม่ขีอ้มลู 

ความสามารถในการละลายน ้าได ้ : ละลายไดอ้ย่างสมบรูณ์  

ความสามารถในการละลายในตวั

ท าละลายอืน่ 

: ไมม่ขีอ้มลู 

คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของ

สารในชัน้ของ n - octanol ตอ่

น ้า 

: ไมม่ขีอ้มลู 

อณุหภมูทิีล่กุตดิไฟไดเ้อง : ไมม่ขีอ้มลู 

สารทีเ่กดิจากการสลายตวัดว้ย
ความรอ้น 

: ไมม่ขีอ้มลู 



เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 

NALCO® BT-3811 

 

 5 / 9  

ความหนดืไดนามกิ : < 4 mPa.s (25 °C), วธิกีาร: เอเอสทเีอ็ม ด-ี2983 

ความหนดืไคนมีาตกิ : ไมม่ขีอ้มลู 

น ้าหนักโมเลกลุ : ไมม่ขีอ้มลู 

VOC : ไมม่ขีอ้มลู 

 

หมวดที:่ 10. ความเสถยีรและความไวตอ่ปฏกิริยิา 

 

ความเสถยีรทางเคม ี : เสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ
 

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิา
อนัตราย 

: ไมม่ปีฏกิริยิาอนัตรายใดๆเกดิขึน้ในสภาวะใชง้านตามปกต ิ

 

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง : ไมม่ขีอ้มลู 
 

วสัดทุีเ่ขา้กนัไม่ได ้ : กรดแก ่
 

 ผลติภัณฑจ์ากการสลายตวัที่

เป็นอนัตราย 

: ผลติภัณฑท์ีเ่กดิจากการสลายตวัอาจรวมถงึสารดงัตอ่ไปนี้ 

คารบ์อนออกไซด ์

ซลัเฟอรอ์อกไซด ์
ออกไซดข์องฟอสฟอรัส 

 

หมวดที:่ 11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

 

ขอ้มลูของชอ่งทางทีน่่าจะเป็น

ชอ่งทางสมัผัส 

: การสดูดม, การสมัผัสทางดวงตา, การสมัผัสกับผวิหนัง 

 

ผลตอ่สขุภาพทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

ดวงตา : ท าลายดวงตาอย่ารุนแรง 
 

ทางผวิหนัง : ท าใหผ้วิหนังไหมอ้ยา่งรุนแรง 
 

การกลนืกนิ : ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงในทางเดนิอาหาร 
 

การสดูดม : อาจท าใหเ้กดิอาการะคายเคอืงกบัจมูก ล าคอ และปอด 
 

การสมัผัสแบบเรือ้รัง : ไมท่ราบผลกระทบดา้นสขุภาพ หรอืผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เมือ่ใชง้านตามปกต ิ
 

 

ประสบการณ์จากการสมัผัสในมนุษย ์
 

การสมัผัสทางดวงตา : รอยแดง, เจ็บปวด, การกดักร่อน 
 

การสมัผัสกับผวิหนัง : รอยแดง, เจ็บปวด, การกดักร่อน 
 

การกลนืกนิ : การกัดกร่อน, ปวดในบรเิวณชอ่งทอ้ง 
 

การสดูดม : ระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจ, ไอ 
 

ความเป็นพษิ 
 

ผลติภัณฑ ์

ความเป็นพษิทางปากแบบ

เฉยีบพลนั 

: การประมาณความเป็นพษิเฉียบพลนั: > 5,000 mg/kg 
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ความเป็นพษิตอ่การสดูดมแบบ
เฉยีบพลนั 

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิตอ่ผวิหนังแบบ
เฉยีบพลนั 

: การประมาณความเป็นพษิเฉียบพลนั: > 5,000 mg/kg 

การกดักรอ่น/ระคายเคอืงตอ่
ผวิหนงั 

: ไมม่ขีอ้มลู 

การท าลายดวงตา/การระคาย
เคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

: ไมม่ขีอ้มลู 

การกระตุน้ใหไ้วตอ่การแพ ้ใน
ระบบทางเดนิหายใจ หรอืบน

ผวิหนัง 

: ไมม่ขีอ้มลู 

การกอ่มะเร็ง : IARC:ไมม่อีงคป์ระกอบในผลติภัณฑน์ีท้ีร่ะดับมากกวา่หรอืเทา่กบั 0.1% ทีม่กีารชีช้ดัวา่
น่าจะเป็น อาจจะเป็น หรอืยนืยันวา่เป็นสารกอ่มะเร็งโดย IARC  

ผลตอ่ระบบสบืพันธุ ์ : คาดวา่ไมม่ผีลความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ ์ 

การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์

ของเซลลส์บืพนัธุ ์

: ไมม่สีว่นประกอบทีอ่ยูใ่นรายชือ่วา่เป็นสารกลายพันธุ ์ 

การท าใหท้ารกมรีูปรา่ง

ผดิปกต ิ

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะ

เป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจาก
การรับสมัผัสครัง้เดยีว 

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะ

เป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจาก
การรับสมัผัสซ ้า 

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิจากการส าลกั : ไมม่กีารจ าแนกประเภทความเป็นพษิจากการส าลัก  

ลกัษณะของอนัตรายตอ่มนุษย ์

ตามลักษณะของอนัตรายตอ่มนุษย,์ ความเป็นอนัตรายตอ่มนุษยค์อื: สงู 
 

หมวดที:่ 12.ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศน์ 
 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม : ผลติภัณฑน์ีไ้มม่ผีลกระทบทางนเิวศพษิวทิยาทีท่ราบ 
 

ผลติภัณฑ ์

ความเป็นพษิตอ่ปลา :  LC50 Pimephales promelas (ปลาซวิหัวโต): 4,171 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 96 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
 

   NOEC Pimephales promelas (ปลาซวิหัวโต): 2,500 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 96 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
 

ความเป็นพษิตอ่ไรน ้าและสตัวน์ ้า
ทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงัอืน่ๆ 
 

:  EC50 Daphnia magna (ไรน ้า): 3,536 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 48 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
 

   NOEC Daphnia magna (ไรน ้า): 2,500 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 48 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
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ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย :  ไมม่ขีอ้มลู 

 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 
 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

การเคลือ่นยา้ยในดนิ 
 

การแพร่กระจายสูส่ ิง่แวดลอ้มประเมนิโดยการใชโ้มเดลการท านายการกระจายของสารพษิในสิง่แวดลอ้มแบบ  fugacity model 

ระดบั III ทีฝั่งตวัอยูใ่น EPI (โปรแกรมการประเมนิทีเ่ชือ่มประสานกบัผูใ้ช)้ Suite TM  ทีจ่ัดหาโดย US EPA  โมเดลจะสรุป
สภาพของสภาวะคงตวัระหวา่งสิง่ทีป้่อนเขา้และผลลพัธท์ีไ่ดท้ัง้หมด  โมเดลระดับ III ไมต่อ้งการความสมดลุระหวา่งสือ่ที่

ก าหนด  ซึง่ผูใ้ชจ้ะไดข้อ้มลูของการประเมนิทัว่ไปของการแพร่กระจายสูส่ ิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑภ์ายใตส้ภาวะทีก่ าหนดของ
โมเดล  หากมกีารปลอ่ยวตัถุสูส่ ิง่แวดลอ้มคาดวา่วตัถนุีจ้ะกระจายไปสูอ่ากาศ, น ้า และดนิ/ตะกอนในเปอรเ์ซ็นตโ์ดยประมาณ

ตามล าดบั; 
 

อากาศ : <5% 

น ้า : 10 - 30% 

ดนิ : 70 - 90% 
 

สว่นทีอ่ยูใ่นน ้าคาดวา่จะละลายหรอืกระจายตัว 
 

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 
 

ผลติภัณฑห์รอืวัสดนุีค้าดวา่จะไมม่กีารสะสมทางชวีภาพ   
 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

ลกัษณะอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มและลักษณะการสมัผัส  

จากการวเิคราะหล์ักษณะอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มของสารเคมนีี ้โอกาสทีส่ารเคมนีีจ้ะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มอยูใ่น
ระดบั  ต า่   
 

หมวดที:่ 13.ขอ้พจิารณาในการก าจัด 

 

วธิกีารก าจัด : หากมรีะบบจัดการของเสยีทีไ่ดรั้บการรับรอง สามารถจัดการสารเคมี

แลว้น ากลับมาใชใ้หม่ไดห้ากไมส่ามารถจัดการได ้ใหก้ าจัดทิง้ตาม
กฎหมายของประเทศนัน้ๆ 

ใหก้ าจัดภาชนะบรรจหุรอืสารเคม ีโดยโรงก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บการ
อนุญาตแลว้เทา่นัน้ 

 

มาตรการการก าจัด : ก าจัดโดยวธิเีดยีวกบัผลติภัณฑท์ียั่งไมไ่ดใ้ชง้าน ควรสง่ภาชนะเปลา่
ไปยังสถานทีจั่ดการของเสยีทีไ่ดรั้บการรับรองแลว้เพือ่น ากลับมาใช ้

ใหมห่รอืก าจัดทิง้ หา้มน าภาชนะเปลา่กลับมาใชอ้กี 
 

หมวดที:่ 14. ขอ้มลูการขนสง่ 

 

ผูข้นสง่สนิคา้ / ผูส้ง่ของ / ผูส้ง่ จะเป็นผูรั้บผดิชอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรรจภุัณฑ,์ฉลาก และเครือ่งหมายเป็นไปตามขอ้ก าหนดที่
ใชส้ าหรับการขนสง่ 
 
 

การขนสง่ทางบก 
 

หมายเลข UN/ID : UN 1824 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ : สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์

ประเภทของอนัตรายในการขนสง่ : 8 
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กลุม่การบรรจุ : III 
 

การขนสง่ทางอากาศ (IATA) 
 

หมายเลข UN/ID : UN 1824 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ : สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์

ชือ่ทางเทคนคิ :  

ประเภทของอนัตรายในการขนสง่ : 8 

กลุม่การบรรจุ : III 
 

การขนสง่ทางทะเล (IMDG/IMO) 
 

หมายเลข UN/ID : UN 1824 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ : สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์

ชือ่ทางเทคนคิ :  

ประเภทของอนัตรายในการขนสง่ : 8 

กลุม่การบรรจุ : III 
 

หมวดที:่ 15.ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

กฏหมายทีบ่งัคบัใช,้ ประเทศไทย 
 

พระราชบญัญัตวิัตถอุนัตราย   พ.ศ.  2535 
 

การจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของวัตถอุนัตราย   พ.ศ.  2555 
 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA)  กฎหมายอาหาร ยา และเครือ่งส าอาง : 

เมือ่ใชส้ถานการณ์ทีจ่ าเป็นตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคับ FDA  ผลติภัณฑน์ีจ้ะยอมรับไดภ้ายใต ้:  21 CFR 176.170  สว่นประกอบ

ของกระดาษและกระดาษแข็งทีต่อ้งสมัผัสกับอาหารทีเ่ป็นน ้าและมไีขมัน และ 21 CFR 176.180 สว่นประกอบของกระดาษและ
กระดาษแข็งทีต่อ้งสมัผัสกบัอาหารแหง้, และ, สภาพการใชต้อ่ไปนี้  
 

ผลติภัณฑน์ีอ้าจใชใ้นเครือ่งตม้โรงงานเยือ่และกระดาษ ทีซ่ ึง่ใชไ้อน ้าในการบ าบดัเยือ่ในการผลติกระดาษและกระดาษแข็งที่
อาจใชใ้นบรรจภุัณฑข์องอาหาร   

ขอ้จ ากดัส าหรับ 176.170 และ 176.180: เมือ่ใชเ้ป็นสารเตมิแตง่น ้าในหมอ้น ้าของโรงกระดาษทีร่ะดับไมเ่กนิ 300 ppm   โดย

น ้าทิง้จากหมอ้น ้าถูกรไีซเคลิกลบัเขา้ไปสูช่ว่งเปียกของกระบวนการผลติกระดาษทีค่วามเขม้ขน้สงูสดุ 30% ตามน ้าหนักของ
เยือ่แหง้นัน้  ผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามระเบยีบวา่ดว้ยสารปรุงแตง่อาหารของรัฐบาลกลาง (Federal Food Additive 

Regulations) ทีใ่ชท้ัง้หมด รวมถงึ 21 CFR 176.170 และ 176.180.    
 
กฎหมายควบคุมสารเคมีระหวา่งประเทศ : 
 

บญัชรีายการสารเคมทีีอ่ยูใ่นกฎหมายควบคมุสารพษิของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

สารในการเตรยีมนีร้วมอยูใ่นหรอืยกเวน้จากบัญชรีายการ TSCA 8(b) (40 CFR 710) 
 

รายชือ่สารเคมทีีใ่ชภ้ายในประเทศแคนาดา 

สารในการเตรยีมนีร้วมอยูใ่นหรอืไดรั้บการยกเวน้จากรายการสารภายในประเทศ (DSL) 
 

ประเทศออสเตรเลยี กฎหมายเกีย่วกบัสารเคมทีีใ่ชใ้นอตุสาสหกรรม (การจดแจง้และการประเมนิ) : 
สารทกุชนดิทีอ่ยูใ่นผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตาม National Industrial Chemicals Notification & Assessment Scheme 

(NICNAS) 
 

ประเทศจนี บญัชรีายการสารเคมทีีม่ใีชใ้นประเทศจนี 

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามกฎหมายควบคมุสารเคมแีละขึน้บญัชตีามรายการ Existing Chemical Substances 
China (IECSC) 
 

ประเทศญีปุ่่ น บญัชรีายการสารเคมทีีม่ใีชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และสารเคมตีวัใหม ่

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ี้สอดคลอ้งกับกฎหมายบงัคับใชใ้นการผลติและน าเขา้สารเคม ีและไดรั้บการบนัทกึอยูใ่นรายการ

สารเคมใีหมแ่ละทีม่อียูใ่นปัจจุบนั (the Existing and New Chemical Substances list /ENCS 
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ประเทศเกาหล ีบญัชรีายการสารเคมทีีม่ใีชใ้นประเทศเกาหล ี

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามกฎหมายควบคมุสารเคมเีป็นพษิ (TCCL) และมอียูใ่นบญัชรีายชือ่ของ Existing 

Chemicals List (ECL) 
 

บญัชรีายการสารเคมขีองประเทศฟิลปิปินส ์

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามกฎหมายฉบบัที ่6969 (Republic Act 6969 (RA 6969)) และอยูใ่นบญัชรีายชือ่สารเคมี
และสารทีอ่ยูใ่นสารเคมขีองฟิลปิปินส ์(PICCS) 
 

รายการสารเคมขีองประเทศไตห้วนั 

สารทัง้หมดทีอ่ยูใ่นผลติภัณฑน์ีส้อดคลอ้งกับรายการสารเคมทีีม่อียู่ของไตห้วนั(ECSI) 
 

หมวดที:่ 16. ขอ้มลูอืน่ๆ 

 

วนัทีแ่กไ้ข :  05.12.2017 

วนัทีจ่ าหน่ายครัง้แรก :  15.12.2014 

หมายเลขล าดบัเอกสาร :  1.2 

จัดท าเอกสารโดย :  Regulatory Affairs 
 

ขอ้มลูปรับปรุงใหม:่ การเปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกบัระบบหรอืสขุภาพร่างกายทีส่ าคญัส าหรับฉบบัปรับปรุงนี้แสดงใหท้ราบใน
แถบตรงขอบทางซา้ยมอืของ MSDS 
 

ขอ้มลูทีป่รากฎอยูใ่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยนีม้คีวามถกูตอ้งมากเทา่ทีอ่งคค์วามรู ้ขอ้มลู และความเชือ่ ถงึ ณ วนัที่
จัดพมิพเ์อกสารนี้จะอ านวย ขอ้มลูนีถ้กูจัดท าขึน้เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการ ใชง้าน ด าเนนิกระบวนการ เก็บรักษา ขนยา้ย 

ก าจัด และปลดปลอ่ยสารเคมอียา่งปลอดภัย โดยขอ้มลูเหลา่นีไ้มใ่ชก่ารรับประกนัหรอืบง่บอกถงึคณุลักษณะเฉพาะเกีย่วกบั
คณุภาพ  ขอ้มูลจะเกีย่วขอ้งกับสารเคมเีฉพาะทีร่ะบไุวใ้นเอกสารและไมค่รอบคลมุถงึสารเคมดีงักลา่วทีน่ าไปรวมกบัสารเคมี

หรอืกระบวนการอืน่ เวน้แตม่กีารระบเุอาไวใ้นเอกสาร 
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หมวดที:่ 1. การบง่ชีผ้ลติภัณฑแ์ละบรษัิท 

 

ชือ่ผลติภัณฑ ์ : NALCO® 5711 
 

การบง่ชีด้ว้ยวธิอีืน่ๆ : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ขอ้แนะน าในการใชส้ารเคมแีละ
ขอ้ก าจัดตา่งๆในการใช ้

: สารยับยัง้การกดักร่อน 
 

ขอ้จ ากดัในการใช ้ : ดขูอ้จ ากัดของวธิใีชแ้ละขนาดการใชจ้ากเอกสารขอ้มลูผลติภัณฑห์รอืสอบถามจากตัวแทน

จ าหน่าย 
 

บรษัิท : NALCO INDUSTRIAL SERVICES (THAILAND) CO LTD 

โรงงานระยอง, 109/19 หมู ่4, นคิมอตุสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์, ซอย อซีี ่6, ต าบล 
ปลวกแดง, อ าเภอ ปลวกแดง 

จังหวดัระยอง 

ประเทศไทย 21140 

โทรศพัท ์ + 66-33-109-021 
 
 

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ 
 

: 02-104-0545, +65 6542 9595 (ระหวา่งประเทศ) 
 

วนัทีอ่อกเอกสาร : 11.03.2018 
 

หมวดที:่ 2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 

การจ าแนกประเภทตามระบบ GHS 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั (ทาง

ปาก) 

: ประเภทย่อย 4 

การกัดกร่อน/ระคายเคอืงตอ่

ผวิหนัง 

: กลุม่ 1 

การท าลายดวงตา/การระคาย
เคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

: กลุม่ 1 

ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะ
เป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจาก

การรับสมัผัสครัง้เดยีว 

: ประเภทย่อย 3 (ระบบหายใจ) 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่

สิง่มชีวีติในน ้า 

: กลุม่ 1 

 

องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS 

สญัลกัษณ์แสดงอนัตราย : 

   

  

 

ค าสญัญาน : อนัตราย 
 

 ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย : เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ 

ท าใหผ้วิหนังไหมแ้ละท าอนัตรายตอ่ดวงตา 

อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจ 

เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิง่มชีวีติในน ้า 
 

 ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั : การป้องกนั:  

หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่ น / ฟมู / กา๊ซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอยลา้งผวิ

และมอืใหส้ะอาดหลงัจากการใชง้านใชภ้ายนอกอาคารเทา่นัน้หรอืบรเิวณทีม่กีารระบาย
อากาศดหีลกีเลีย่งการร่ัวไหลสูส่ ิง่แวดลอ้มสวมถงุมอื/ ชดุป้องกนัอนัตราย/อปุกรณ์ป้องกนั

ตา/ ใบหนา้ 
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การจัดการในกรณีไดรั้บสมัผัส หรอืเกดิอบุตัเิหต:ุ  

หากกลนืกนิ :โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไม่สบาย ลา้งปาก

หา้มท าใหอ้าเจยีนหากสมัผัสผวิหนัง(หรอื ผม) ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนออกทนัท ีชะลา้ง

ผวิหนังดว้ยน ้า/ฝักบวั 
หากหายใจเขา้ไป :โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย รบี

โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ โรงพยาบาลทนัทหีากเขา้ดวงตา ;ลา้งดว้ยน ้าสะอาด
เป็นเวลาหลายๆนาท ีใหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อก หากสามารถถอดออกไดง้า่ย ใหล้า้งตา

ตอ่ไป รบีโทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย/์โรงพยาบาลทนัท ี
 

อนัตรายอืน่ๆ : ไมม่ขีอ้มลู 
 

หมวดที:่ 3. องคป์ระกอบ/ขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

สารเคมบีรสิทุธิ/์ผลติภัณฑ ์ : สารผสม 
 

ชือ่ทางเคม ี หมายเลข CAS ความเขม้ขน้: (%) 

แอมโมเนยีมไฮดรอกไซด ์ 1336-21-6 30 - 60 

โมโนเอทาโนลามนี 141-43-5 5 - 10 
 

หมวดที:่ 4. มาตรการปฐมพยาบาล 

 

ในกรณีทีเ่ขา้ตา : ลา้งดว้ยน ้าสะอาดจ านวนมากทันท ีรวมทัง้ใตเ้ปลอืกตาดว้ย อยา่งนอ้ย 15 นาทถีา้สวม
คอนแทคเลนสใ์หถ้อดคอนแทคเลนสอ์อกกอ่นหากสามารถท าได ้และลา้งตาอยา่ง

ตอ่เนือ่ง 

รบีไปพบแพทยท์นัท ี
 

ในกรณีทีส่มัผัสผวิหนัง : ลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมากทนัทอียา่งนอ้ย 15 นาท ีใชส้บูอ่อ่นถา้ม ีซกัเสิอ้ผา้ทีป่นเป้ือน

กอ่นน ากลบัมาใชใ้หม ่ลา้งรองเทา้ใหส้ะอาดกอ่นน ากลับมาใชใ้หม ่รบีไปพบแพทยท์นัท ี
 

หากกลนืกนิ : บว้นปากดว้ยน ้า หา้มท าใหอ้าเจยีน หา้มใหอ้ะไรทางปากกบัผูห้มดสต ิรบีไปพบแพทย์

ทนัท ี
 

หากหายใจเขา้ไป : ยา้ยผูป่้วยใหไ้ดรั้บอากาศบรสิทุธิ ์รักษาตามอาการ หากอาการไมท่เุลาใหร้บีไปพบแพทย์ 
 

การป้องกนัส าหรับผูป้ฐม

พยาบาล 

: ในกรณีทีเ่กดิเหตฉุุกเฉนิใหป้ระเมนิอนัตรายกอ่นด าเนนิการ ไม่ควรด าเนนิการใดๆทีเ่สีย่ง

ตอ่การบาดเจ็บ หากมขีอ้สงสยัใหต้ดิตอ่หน่วยงานทีรั่บผดิชอบกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

 ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลตามทีก่ าหนด 
 

หมายเหตถุงึแพทย ์ : รักษาตามอาการ 
 

อาการ และผลกระทบทีส่ าคญั

ทีสุ่ดท ัง้แบบเฉยีบพลนั และ

เกดิในภายหลงั 

: อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับผลกระทบตอ่สขุภาพและอาการไดใ้นสว่นที ่11 

 

หมวดที:่ 5.มาตรการการผจญเพลงิ 

 

สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม : การใชม้าตรการดับเพลงิทีเ่หมาะกับสภาวะแวดลอ้มเฉพาะทีแ่ละสิง่แวดลอ้มรอบๆ 
 

สารดับเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะขณะ

ผจญเพลงิ 

: ไมไ่วไฟหรอืเผาไหม ้

 

สารทีม่อีนัตรายจากการเผาไหม ้ : ผลติภัณฑท์ีเ่กดิจากการสลายตวัอาจรวมถงึสารดงัตอ่ไปนี ้คารบ์อนออกไซด ์ไนโตรเจน

ออกไซด(์NOx) 
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อปุกรณ์ป้องกนัเฉพาะส าหรับนัก
ผจญเพลงิ 

: ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคล 

 

วธิกีารดับเพลงิเฉพาะ : แยกเก็บน ้าดบัเพลงิทีป่นเป้ือน โดยตอ้งระวงัไม่ปลอ่ยลงทอ่ระบายน ้า เศษซากทีเ่หลอืจาก
การเผาไหมแ้ละน ้าดบัเพลงิทีป่นเป้ือนตอ้งแยกทิง้ตามกฎระเบยีบของทอ้งที ่

 

หมวดที:่ 6. มาตรการจัดการเมือ่มกีารหกและร่ัวไหลของสาร 

 

ค าเตอืนส าหรับบคุคล อปุกรณ์

ป้องกนั และวธิกีารส าหรับกรณี
ฉุกเฉนิ 

: ท าใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศทีด่พีออพยพคนออกจากบรเิวณทีม่กีารหกหรือร่ัวไหล 

ควรอยู่บรเิวณเหนอืลม 
หลกีเลีย่งการสดูดม กลนืกนิ หรอืสมัผัสกบัผวิหนังและดวงตาเมือ่พนักงานตอ้งสมัผัสกบั

สารทีม่คีวามเขม้ขน้สงูกวา่คา่สงูสดุทีก่ าหนดไว ้จะตอ้งใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจทีเ่หมาะสมที่
ผา่นการรับรองแลว้ 

ผูท้ าหนา้ทีท่ าความสะอาดสารเคมตีอ้งเป็นผูท้ีไ่ดรั้บการฝึกอบรมมาเทา่นัน้อา้งองิตาม
มาตรการป้องกนัในหัวขอ้ที ่7 และ 8 

 

ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม : อยา่ปลอ่ยใหส้มัผัสกับดนิ น ้าผวิดนิ หรอื น ้าใตด้นิ 
 

วธิกีารและวสัดสุ าหรับการกักเก็บ

และการท าความสะอาด 
 

: อดุรอยร่ัวถา้ท าไดอ้ยา่งปลอดภัยบรรจแุละเก็บสว่นทีห่กดว้ยวสัดดุดูซับ ทีไ่ม่สามารถเผา

ไหมไ้ด(้เชน่ ทราย ดนิ ดนิเบา  วสัดกุนัรอ้นเวอมคิไูลท ์)และใสใ่นภาชนะส าหรับก าจัดตาม
กฎหมายในประเทศนัน้ๆ หรอืตามหลกัสากล  (ดหูมวดที ่13) 

ชะลา้งสารทีต่กคา้งดว้ยน ้าในกรณีทีเ่กดิการร่ัวไหลเป็นปรมิาณมาก ใหใ้ชท้ีก่ัน้เพือ่กัน้สาร

ทีร่ั่วไหล หรอืจ ากดัการร่ัวไหลเพือ่ป้องกนัไมใ่หส้ารไหลลงสูแ่หลง่น ้า 
 

หมวดที:่ 7. การใชแ้ละการเก็บรักษา 

 

ขอ้แนะน าในการจัดการอยา่ง

ปลอดภัย 

: หา้มกลนืกนิ หา้มหายใจเอาฝุ่ น / ฟมู / กา๊ซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย หา้ม

ใหส้ารเขา้ตา สมัผัสผวิหนังหรอืเสือ้ผา้ ลา้งมอืใหส้ะอาดภายหลงัจากการหยบิจับ

สารเคม ี ใหใ้ชส้ารในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอเทา่นัน้ 
 

สภาวะการเก็บทีป่ลอดภัย : หา้มเก็บใกลก้ับกรด เก็บใหห้า่งจากมอืเด็ก ปิดภาชนะบรรจใุหส้นทิ จัดเก็บบรรจภุัณฑท์ี่

ตดิฉลากในทีท่ีเ่หมาะสม 
 

วสัดทุีเ่หมาะสม : ตอ่ไปนีค้อืขอ้มูลความเขา้กนัไดท้ีแ่นะน า โดยขึน้อยูก่ับขอ้มูลผลติภัณฑท์ีค่ลา้ยกนัและ / 

หรอืประสบการณ์ในอตุสาหกรรม EPDM, พอลโิพรพลินี (แข็ง), พอลเิอทลินี (แข็ง), 
เหล็กกลา้ไรส้นมิ 304, เอชดพีอี ี(พอลเิอทลินีความหนาแน่นสงู) 
 

วสัดทุีไ่มเ่หมาะสม : ตอ่ไปนีค้อืขอ้มูลความเขา้กนัไดท้ีแ่นะน า โดยขึน้อยูก่ับขอ้มูลผลติภัณฑท์ีค่ลา้ยกนัและ / 
หรอืประสบการณ์ในอตุสาหกรรม ทองเหลอืง, บนูาเอ็น, นโีอพรนี, พอลยิรูเีทน, เคมภีัณฑ์

เคลอืบผวิคอนกรตีป้องกนัการกดักร่อน 7122, Plasite 4300, คลอรเินเต็ดพอลไิวนลิคลอ
ไรด ์(แข็ง), เหล็กกลา้เคลอืบ, Fluoroelastomer, Chlorosulfonated polyethylene 

rubber 
 

หมวดที:่ 8. การควบคมุการรับสมัผัสสาร/การป้องกนัสว่นบคุคล 

 

 คา่ตา่งๆทีใ่ชค้วบคมุการรับสมัผัส 

สว่นประกอบ หมายเลข CAS รูปแบบของการรับ
สาร 

ความเขม้ขน้ทีไ่ดรั้บ
อนุญาต 

มาตรฐาน 

แอมโมเนยีมไฮดรอกไซด ์ 1336-21-6   TWA 25 ppm 

(แอมโมเนยีม) 

ACGIH 

  STEL 35 ppm 

(แอมโมเนยีม) 

ACGIH 

  TWA 25 ppm 

18 mg/m3 

(แอมโมเนยีม) 

NIOSH REL 
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  STEL 35 ppm 

27 mg/m3 

(แอมโมเนยีม) 

NIOSH REL 

โมโนเอทาโนลามนี 141-43-5   TWA 3 ppm ACGIH 

  STEL 6 ppm ACGIH 

  TWA 3 ppm 

8 mg/m3 

NIOSH REL 

  STEL 6 ppm 

15 mg/m3 

NIOSH REL 

  TWA 3 ppm 

6 mg/m3 

OSHA Z1 

 

การควบคมุทางวศิวกรรมที่
เหมาะสม 

: ใชร้ะบบระบายอากาศเสยีทีม่ปีระสทิธภิาพ.ควบคมุคา่ความเขม้ขน้ในอากาศใหต้ า่กวา่คา่
มาตรฐานทีก่ าหนดใหส้มัผัสไดใ้นสถานทีป่ระกอบการ 
 

 

อุปกรณป้์องกนัภยัสว่นบุคคล 
 

การป้องกนัดวงตา : แวน่แบบกอ๊กเกลิส ์

หนา้กากป้องกนัสารเคม ี
 

การป้องกนัมอื : สวมถงุมอืป้องกนัอนัตราย 

ถงุมอืไนไตรล ์
ถงุมอืพวีซี ี

ควรทิง้ถงุมอืและเปลีย่นใหมถ่า้เห็นวา่มกีารเสือ่มสลายหรอืการทะลผุา่นของสารเคม ี
 

การป้องกนัผวิหนัง : อปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคลประกอบดว้ย:ถงุมอืป้องกนัทีเ่หมาะสม แวน่แบบก๊อกเกลิส ์

และเสือ้คลมุป้องกนั 
 
 

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ : เมือ่พนักงานตอ้งสมัผัสกบัสารทีม่คีวามเขม้ขน้สงูกวา่คา่สงูสดุทีก่ าหนดไว ้จะตอ้งใช ้

เครือ่งชว่ยหายใจทีเ่หมาะสมทีผ่า่นการรับรองแลว้ 
 
 

มาตรการเกีย่วกบัสขุอนามัย : ใชง้านตามมาตรฐานดา้นสขุอนามัยทีด่ขีองโรงงานอตุสาหกรรมและตามแนวปฏบิตัเิพือ่
ความปลอดภัย ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนและท าความสะอาดกอ่นน ามาใชอ้กีครัง้ ลา้งหนา้ มอื 

และผวิหนัง สว่นอืน่ๆทีส่มัผัสกับสารเคมใีหส้ะอาดหลงัการใชง้านทกุครัง้ ควรจัดหา

อปุกรณ์ทีเ่หมาะสม ซึง่สามารถชะลา้งร่างกายและดวงตาไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีในกรณีที่
สมัผัสกบัสาร 

 

ลกัษณะการสมัผัสสารของมนุษย ์: 

ตามค าแนะน าการใชผ้ลติภัณฑแ์ละอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล ความมากนอ้ยตอ่การสมัผัสของคนคอื :  ปานกลาง 
 

หมวดที:่ 9. คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

ลกัษณะทัว่ไป : ของเหลว 

ส ี : ไมม่สี ี

กลิน่ : กลิน่แอมโมเนยี 

จดุวาบไฟ : 110.0 °C, วธิกีาร: เอเอสทเีอ็ม ด-ี1310 (ASTM - American Society for Testing and 

Materials-สมาคมทดสอบวัสดแุห งสหรัฐฯ), ถว้ยเปิด 

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง : 12.3,(100 %) 

คา่ขดีจ ากัดของกลิน่ทีไ่ดรั้บ : ไมม่ขีอ้มลู 

จดุหลอมเหลว/จดุเยอืกแข็ง : ไมม่ขีอ้มลู 



เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 

NALCO® 5711 

 

 5 / 10  

จดุเดอืดเริม่ตน้/ชว่งของการ
เดอืด 

: 58.8 °C 

อตัราการระเหย : ไมม่ขีอ้มลู 

ความสามารถในการลกุตดิไฟ 

(ของแข็ง, กา๊ซ) 

: ไมม่ขีอ้มลู 

คา่จ ากดัสงูสดุของการระเบดิ : ไมม่ขีอ้มลู 

คา่จ ากดัต า่สดุของการระเบดิ : ไมม่ขีอ้มลู 

ความดนัไอ : 310.0 mm Hg, (37.8 °C),  

ความหนาแน่นไอ : ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนาแน่นสมัพัทธ ์ : 0.937 - 0.967, (25 °C),  

ความหนาแน่น : 0.95 g/cm3 , 7.9 lb/gal  

ความสามารถในการละลายน ้าได ้ : ละลายไดอ้ย่างสมบรูณ์  

ความสามารถในการละลายในตวั

ท าละลายอืน่ 

: ไมม่ขีอ้มลู 

คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของ

สารในชัน้ของ n - octanol ตอ่
น ้า 

: ไมม่ขีอ้มลู 

อณุหภมูทิีล่กุตดิไฟไดเ้อง : ไมม่ขีอ้มลู 

สารทีเ่กดิจากการสลายตวัดว้ย

ความรอ้น 

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนดืไดนามกิ : 10 mPa.s (25 °C) 

ความหนดืไคนมีาตกิ : ไมม่ขีอ้มลู 

น ้าหนักโมเลกลุ : ไมม่ขีอ้มลู 

VOC : ไมม่ขีอ้มลู 

 

หมวดที:่ 10. ความเสถยีรและความไวตอ่ปฏกิริยิา 

 

ความเสถยีรทางเคม ี : เสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ
 

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิา

อนัตราย 

: ไมม่ปีฏกิริยิาอนัตรายใดๆเกดิขึน้ในสภาวะใชง้านตามปกต ิ

 

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง : ไมม่ขีอ้มลู 
 

วสัดทุีเ่ขา้กนัไม่ได ้ : กรดแก ่
 
  กรดแก ่
 

 ผลติภัณฑจ์ากการสลายตวัที่
เป็นอนัตราย 

: ผลติภัณฑท์ีเ่กดิจากการสลายตวัอาจรวมถงึสารดงัตอ่ไปนี้ 
คารบ์อนออกไซด ์

ไนโตรเจนออกไซด(์NOx) 
 

หมวดที:่ 11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

 

ขอ้มลูของชอ่งทางทีน่่าจะเป็น
ชอ่งทางสมัผัส 

: การสดูดม, การสมัผัสทางดวงตา, การสมัผัสกับผวิหนัง 

 

ผลตอ่สขุภาพทีอ่าจเกดิขึน้ 
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ดวงตา : ท าลายดวงตาอย่ารุนแรง 
 

ทางผวิหนัง : ท าใหผ้วิหนังไหมอ้ยา่งรุนแรง 
 

การกลนืกนิ : ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงในทางเดนิอาหาร 
 

การสดูดม : อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงในทางเดนิหายใจ อาจท าใหเ้กดิอาการะคายเคอืงกับจมูก 
ล าคอ และปอด 

 

การสมัผัสแบบเรือ้รัง : ไมท่ราบผลกระทบดา้นสขุภาพ หรอืผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เมือ่ใชง้านตามปกต ิ
 

 

ประสบการณ์จากการรับสมัผัสในมนุษย ์
 

การสมัผัสทางดวงตา : รอยแดง, เจ็บปวด, การกดักร่อน 
 

การสมัผัสกับผวิหนัง : รอยแดง, เจ็บปวด, การกดักร่อน 
 

การกลนืกนิ : การกัดกร่อน, ปวดในบรเิวณชอ่งทอ้ง 
 

การสดูดม : ระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจ, ไอ 
 

ความเป็นพษิ 
 

ผลติภัณฑ ์

ความเป็นพษิทางปากแบบ

เฉยีบพลนั 

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิตอ่การสดูดมแบบ

เฉยีบพลนั 

: การประมาณความเป็นพษิเฉียบพลนั: > 10 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 4 h 

บรรยากาศในการทดสอบ: ฝุ่ น/หมอก 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่

สมัผัสผวิหนัง 

: การประมาณความเป็นพษิเฉียบพลนั: > 5,000 mg/kg 

การกดักรอ่น/ระคายเคอืงตอ่

ผวิหนงั 

: ไมม่ขีอ้มลู 

การท าลายดวงตา/การระคาย

เคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

: ไมม่ขีอ้มลู 

การกระตุน้ใหไ้วตอ่การแพ ้ใน

ระบบทางเดนิหายใจ หรอืบน
ผวิหนัง 

: ไมม่ขีอ้มลู 

การกอ่มะเร็ง : IARC:ไมม่อีงคป์ระกอบในผลติภัณฑน์ีท้ีร่ะดับมากกวา่หรอืเทา่กบั 0.1% ทีม่กีารชีช้ดัวา่
น่าจะเป็น อาจจะเป็น หรอืยนืยันวา่เป็นสารกอ่มะเร็งโดย IARC  

ผลตอ่ระบบสบืพันธุ ์ : ไมม่คีวามเป็นพษิตอ่การสบืพันธุ ์ 

การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์

ของเซลลส์บืพนัธุ ์

: ไมม่สีว่นประกอบทีอ่ยูใ่นรายชือ่วา่เป็นสารกลายพันธุ ์ 

การท าใหท้ารกมรีูปรา่ง
ผดิปกต ิ

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะ
เป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจาก

การรับสมัผัสครัง้เดยีว 

: อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจ  

ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะ : ไมม่ขีอ้มลู 
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เป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจาก
การรับสมัผัสซ ้า 

ความเป็นพษิจากการส าลกั : ไมม่กีารจ าแนกประเภทความเป็นพษิจากการส าลัก  

สว่นประกอบ 

ความเป็นพษิทางปากแบบ
เฉยีบพลนั 

: โมโนเอทาโนลามนี 

LD50 หนู : > 2,500 มลิลกิรัม/กโิลกรัม: 1,089 mg/kg 

ลกัษณะของอนัตรายตอ่มนุษย ์

ตามลักษณะของอนัตรายตอ่มนุษย,์ ความเป็นอนัตรายตอ่มนุษยค์อื: สงู 
 

หมวดที:่ 12.ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศน์ 
 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม : เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิง่มชีวีติในน ้า 
 

ผลติภัณฑ ์

ความเป็นพษิตอ่ปลา :  LC50 Pimephales promelas (ปลาซวิหัวโต): 8.2 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 96 hrs 
 

   LC50 Lepomis macrochirus (ปลากะพงปากกวา้ง): 0.024 - 9.093 

mg/l 
ระยะเวลารับสมัผัส: 48 hrs 
 

ความเป็นพษิตอ่ไรน ้าและสตัวน์ ้า

ทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงัอืน่ๆ 
 

:  LC50 Daphnia magna (ไรน ้า): 0.66 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 48 hrs 
 

ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย :  ไมม่ขีอ้มลู 

 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 
 

สว่นทีเ่ป็นสารอนิทรยีข์องการเตรยีมนีค้าดวา่พรอ้มทีจ่ะยอ่ยสลายทางชวีภาพ   
 

การเคลือ่นยา้ยในดนิ 
 

การแพร่กระจายสูส่ ิง่แวดลอ้มประเมนิโดยการใชโ้มเดลการท านายการกระจายของสารพษิในสิง่แวดลอ้มแบบ  fugacity model 
ระดบั III ทีฝั่งตวัอยูใ่น EPI (โปรแกรมการประเมนิทีเ่ชือ่มประสานกบัผูใ้ช)้ Suite TM  ทีจ่ัดหาโดย US EPA  โมเดลจะสรุป

สภาพของสภาวะคงตวัระหวา่งสิง่ทีป้่อนเขา้และผลลพัธท์ีไ่ดท้ัง้หมด  โมเดลระดับ III ไมต่อ้งการความสมดลุระหวา่งสือ่ที่

ก าหนด  ซึง่ผูใ้ชจ้ะไดข้อ้มลูของการประเมนิทัว่ไปของการแพร่กระจายสูส่ ิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑภ์ายใตส้ภาวะทีก่ าหนดของ
โมเดล  หากมกีารปลอ่ยวตัถุสูส่ ิง่แวดลอ้มคาดวา่วตัถนุีจ้ะกระจายไปสูอ่ากาศ, น ้า และดนิ/ตะกอนในเปอรเ์ซ็นตโ์ดยประมาณ

ตามล าดบั; 
 

อากาศ : <5% 

น ้า : 30 - 50% 

ดนิ : 50 - 70% 
 

สว่นทีอ่ยูใ่นน ้าคาดวา่จะละลายหรอืกระจายตัว 
 

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 
 

ผลติภัณฑห์รอืวัสดนุีค้าดวา่จะไมม่กีารสะสมทางชวีภาพ   
 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
 

ไมม่ขีอ้มลู 
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ลกัษณะอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มและลักษณะการสมัผัส  

จากการวเิคราะหล์ักษณะอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มของสารเคมนีี ้โอกาสทีส่ารเคมนีีจ้ะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มอยูใ่น

ระดบั  สงู   
 

หมวดที:่ 13.ขอ้พจิารณาในการก าจัด 

 

วธิกีารก าจัด : หา้มไมใ่หป้ลอ่ยผลติภัณฑน์ีล้งสูท่อ่ระบาย,แหลง่น ้าหรอืดนิ 

หากมรีะบบจัดการของเสยีทีไ่ดรั้บการรับรอง สามารถจัดการสารเคมี

แลว้น ากลับมาใชใ้หม่ไดห้ากไมส่ามารถจัดการได ้ใหก้ าจัดทิง้ตาม
กฎหมายของประเทศนัน้ๆ 

ใหก้ าจัดภาชนะบรรจหุรอืสารเคม ีโดยโรงก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บการ
อนุญาตแลว้เทา่นัน้ 

 

มาตรการการก าจัด : ก าจัดโดยวธิเีดยีวกบัผลติภัณฑท์ียั่งไมไ่ดใ้ชง้าน ควรสง่ภาชนะเปลา่
ไปยังสถานทีจั่ดการของเสยีทีไ่ดรั้บการรับรองแลว้เพือ่น ากลับมาใช ้

ใหมห่รอืก าจัดทิง้ หา้มน าภาชนะเปลา่กลับมาใชอ้กี 
 

หมวดที:่ 14. ขอ้มลูการขนสง่ 

 

ผูข้นสง่สนิคา้ / ผูส้ง่ของ / ผูส้ง่ จะเป็นผูรั้บผดิชอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรรจภุัณฑ,์ฉลาก และเครือ่งหมายเป็นไปตามขอ้ก าหนดที่
ใชส้ าหรับการขนสง่ 
 
 

การขนสง่ทางบก 
 

หมายเลข UN/ID : UN 1760 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ : ของเหลวกดักร่อน N.O.S. (Not Otherwise Specified-ไมถ่กูระบไุว ้
เป็นอยา่งอืน่) 

ชือ่ทางเทคนคิ : แอมโมเนยีมไฮดรอกไซด,์ โมโนเอทาโนลามนี 

ประเภทของอนัตรายในการขนสง่ : 8 

กลุม่การบรรจุ : III 
 

การขนสง่ทางอากาศ (IATA) 
 

หมายเลข UN/ID : UN 1760 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ : ของเหลวกดักร่อน N.O.S. (Not Otherwise Specified-ไมถ่กูระบไุว ้

เป็นอยา่งอืน่) 
ชือ่ทางเทคนคิ : แอมโมเนยีมไฮดรอกไซด,์ โมโนเอทาโนลามนี  

ประเภทของอนัตรายในการขนสง่ : 8 

กลุม่การบรรจุ : III 
 

การขนสง่ทางทะเล (IMDG/IMO) 
 

หมายเลข UN/ID : UN 1760 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ : ของเหลวกดักร่อน N.O.S. (Not Otherwise Specified-ไมถ่กูระบไุว ้
เป็นอยา่งอืน่) 

ชือ่ทางเทคนคิ : แอมโมเนยีมไฮดรอกไซด,์ โมโนเอทาโนลามนี  

ประเภทของอนัตรายในการขนสง่ : 8 

กลุม่การบรรจุ : III 

มลภาวะทางทะเล : แอมโมเนยีมไฮดรอกไซด ์
 

หมวดที:่ 15.ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

กฏหมายทีบ่งัคบัใช,้ ประเทศไทย 
 

พระราชบญัญัตวิัตถอุนัตราย   พ.ศ.  2535 
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การจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของวัตถอุนัตราย   พ.ศ.  2555 
 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA)  กฎหมายอาหาร ยา และเครือ่งส าอาง : 

เมือ่ใชส้ถานการณ์ทีจ่ าเป็นตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคับ FDA  ผลติภัณฑน์ีจ้ะยอมรับไดภ้ายใต ้:  21 CFR 176.170  สว่นประกอบ

ของกระดาษและกระดาษแข็งทีต่อ้งสมัผัสกับอาหารทีเ่ป็นน ้าและมไีขมัน และ 21 CFR 176.180 สว่นประกอบของกระดาษและ
กระดาษแข็งทีต่อ้งสมัผัสกบัอาหารแหง้, สภาพการใชต้อ่ไปนี้  
 

ส าหรับใชเ้ฉพาะในหมอ้ไอน ้าทีท่ าเยือ่กระดาษและหมอ้ไอน ้าในโรงงานกระดาษ ซึง่ใชไ้อน ้าเพือ่บ าบดัเยือ่และกระดาษในการ
ผลติกระดาษและกระดาษแข็งทีอ่าจน ามาใชใ้นการบรรจอุาหารได ้

  ขอ้จ ากัด: ไมม่ากไปกวา่ทีต่อ้งการส าหรับใชใ้นการกอ่ใหเ้กดิผลทางเทคนคิ    
 
กฎหมายควบคุมสารเคมีระหวา่งประเทศ : 
 

บญัชรีายการสารเคมทีีอ่ยูใ่นกฎหมายควบคมุสารพษิของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

สารในการเตรยีมนีร้วมอยูใ่นหรอืยกเวน้จากบัญชรีายการ TSCA 8(b) (40 CFR 710) 
 

รายชือ่สารเคมทีีใ่ชภ้ายในประเทศแคนาดา 

สารในการเตรยีมนีร้วมอยูใ่นหรอืไดรั้บการยกเวน้จากรายการสารภายในประเทศ (DSL) 
 

ประเทศออสเตรเลยี กฎหมายเกีย่วกบัสารเคมทีีใ่ชใ้นอตุสาสหกรรม (การจดแจง้และการประเมนิ) : 
สารทกุชนดิทีอ่ยูใ่นผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตาม National Industrial Chemicals Notification & Assessment Scheme 

(NICNAS) 
 

ประเทศจนี บญัชรีายการสารเคมทีีม่ใีชใ้นประเทศจนี 

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามกฎหมายควบคมุสารเคมแีละขึน้บญัชตีามรายการ Existing Chemical Substances 

China (IECSC) 
 

ประเทศญีปุ่่ น บญัชรีายการสารเคมทีีม่ใีชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และสารเคมตีวัใหม ่

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ี้สอดคลอ้งกับกฎหมายบงัคับใชใ้นการผลติและน าเขา้สารเคม ีและไดรั้บการบนัทกึอยูใ่นรายการ
สารเคมใีหมแ่ละทีม่อียูใ่นปัจจุบนั (the Existing and New Chemical Substances list /ENCS 
 

บญัชรีายการสารเคมขีองประเทศฟิลปิปินส ์

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามกฎหมายฉบบัที ่6969 (Republic Act 6969 (RA 6969)) และอยูใ่นบญัชรีายชือ่สารเคมี

และสารทีอ่ยูใ่นสารเคมขีองฟิลปิปินส ์(PICCS) 
 

ประเทศเกาหล ีบญัชรีายการสารเคมทีีม่ใีชใ้นประเทศเกาหล ี

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามกฎหมายควบคมุสารเคมเีป็นพษิ (TCCL) และมอียูใ่นบญัชรีายชือ่ของ Existing 
Chemicals List (ECL) 
 

ประเทศนวิซแีลนด ์รายการสารเคมทีีถ่กูตพีมิพโ์ดยคณะบรหิารความเสีย่งตอ่สิง่แวดลอ้มของประเทศนวิซแีลนด ์

สารเคมทีัง้หมดในผลติภัณฑน์ี้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุอนัตรายและ 

New Organisms (HSNO) ในปี 1996 และอยูใ่นรายชือ่หรอืไดรั้บการยกเวน้ในรายชือ่สารเคมขีองนวิซแีลนด ์
 

หมวดที:่ 16. ขอ้มลูอืน่ๆ 

 

วนัทีแ่กไ้ข :  11.03.2018 

วนัทีเ่ผยแพร่ครัง้แรก :  08.03.2017 

หมายเลขล าดบัเอกสาร :  1.1 

จัดท าเอกสารโดย :  Regulatory Affairs 
 

ขอ้มลูปรับปรุงใหม:่ การเปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกบัระบบหรอืสขุภาพร่างกายทีส่ าคญัส าหรับฉบบัปรับปรุงนี้แสดงใหท้ราบใน

แถบตรงขอบทางซา้ยมอืของ MSDS 
 

ขอ้มลูทีป่รากฎอยูใ่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยนีม้คีวามถกูตอ้งมากเทา่ทีอ่งคค์วามรู ้ขอ้มลู และความเชือ่ ถงึ ณ วนัที่

จัดพมิพเ์อกสารนี้จะอ านวย ขอ้มลูนีถ้กูจัดท าขึน้เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการ ใชง้าน ด าเนนิกระบวนการ เก็บรักษา ขนยา้ย 
ก าจัด และปลดปลอ่ยสารเคมอียา่งปลอดภัย โดยขอ้มลูเหลา่นีไ้มใ่ชก่ารรับประกนัหรอืบง่บอกถงึคณุลักษณะเฉพาะเกีย่วกบั
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คณุภาพ  ขอ้มูลจะเกีย่วขอ้งกับสารเคมเีฉพาะทีร่ะบไุวใ้นเอกสารและไมค่รอบคลมุถงึสารเคมดีงักลา่วทีน่ าไปรวมกบัสารเคมี
หรอืกระบวนการอืน่ เวน้แตม่กีารระบเุอาไวใ้นเอกสาร 
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หมวดที:่ 1. การบง่ชีผ้ลติภัณฑแ์ละบรษัิท 

 

ชือ่ผลติภัณฑ ์ : SUR-GARD™ 1700 
 

การบง่ชีด้ว้ยวธิอีืน่ๆ : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ขอ้แนะน าในการใชส้ารเคมแีละ
ขอ้ก าจัดตา่งๆในการใช ้

: สารกนิซากออกซเิจน 
 

ขอ้จ ากดัในการใช ้ : ดขูอ้จ ากัดของวธิใีชแ้ละขนาดการใชจ้ากเอกสารขอ้มลูผลติภัณฑห์รอืสอบถามจากตัวแทน

จ าหน่าย 
 

บรษัิท : NALCO INDUSTRIAL SERVICES (THAILAND) CO LTD 

โรงงานระยอง, 109/19 หมู ่4, นคิมอตุสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์, ซอย อซีี ่6, ต าบล 
ปลวกแดง, อ าเภอ ปลวกแดง 

จังหวดัระยอง 
ประเทศไทย 21140 

โทรศพัท ์ + 66-33-109-021 
 
 

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ 
 

: 02-104-0545, +65 6542 9595 (ระหวา่งประเทศ) 
 

วนัทีอ่อกเอกสาร : 18.01.2018 
 

หมวดที:่ 2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 

การจ าแนกประเภทตามระบบ GHS 

การกัดกร่อน/ระคายเคอืงตอ่

ผวิหนัง 

: ประเภทย่อย 2 

การท าลายดวงตา/การระคาย
เคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

: ประเภทย่อย 2A 

 

องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS 

สญัลกัษณ์แสดงอนัตราย : 

 

    

 

ค าสญัญาน : ระวงั 
 

 ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย : ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 

ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 
 

 ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั : การป้องกนั:  

ลา้งผวิและมอืใหส้ะอาดหลงัจากการใชง้าน สวมถงุมอืป้องกนั/อปุกรณ์ป้องกนัตา/ใบหนา้ 
การจัดการในกรณีไดรั้บสมัผัส หรอืเกดิอบุตัเิหต:ุ  

หากสมัผัสผวิหนัง :ลา้งผวิหนังดว้ยสบูแ่ละน ้าปรมิาณมากหากเขา้ตาใหล้า้งออกอยา่ง
ระมัดระวงัเป็นเวลาหลายๆนาท ีหากสวมคอนแทคเลนสแ์ละถอดไดง้า่ยใหถ้อดออก แลว้

ลา้งตาตอ่ไป 

โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย/์โรงพยาบาลถา้รูส้กึไมส่บายหากเกดิการระคายเคอืง
ผวิหนังขึน้ :รับค าแนะน าจากแพทย ์/ พบแพทยห์ากอาการระคายเคอืงดวงตา ไม่ทเุลา ให ้

ไปพบแพทยถ์อดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนและซักลา้งกอ่นนากลับมาใชใ้หม ่
 

อนัตรายอืน่ๆ : ไมม่ขีอ้มลู 
 

หมวดที:่ 3. องคป์ระกอบ/ขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 
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สารเคมบีรสิทุธิ/์ผลติภัณฑ ์ : สารผสม 
 

ชือ่ทางเคม ี หมายเลข CAS ความเขม้ขน้: (%) 

กรดอรีทิอร บกิ 89-65-6 5 - 10 

ไดเอทลิเอทาโนลามนี 100-37-8 5 - 10 
 

หมวดที:่ 4. มาตรการปฐมพยาบาล 

 

ในกรณีทีเ่ขา้ตา : ลา้งดว้ยน ้าสะอาดจ านวนมากทันท ีรวมทัง้ใตเ้ปลอืกตาดว้ย อยา่งนอ้ย 15 นาทถีา้สวม
คอนแทคเลนสใ์หถ้อดคอนแทคเลนสอ์อกกอ่นหากสามารถท าได ้และลา้งตาอยา่ง

ตอ่เนือ่ง 
น าไปพบแพทย ์
 

ในกรณีทีส่มัผัสผวิหนัง : ลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมากทนัทอียา่งนอ้ย 15 นาท ีใชส้บูอ่อ่นถา้ม ีน าไปพบแพทยถ์า้
หากการระคายเคอืงลกุลามและยังคงอยู่ 
 

หากกลนืกนิ : ลา้งปาก หากอาการไมท่เุลาใหร้บีไปพบแพทย ์
 

หากหายใจเขา้ไป : หากอาการไม่ทเุลาใหร้บีไปพบแพทย ์
 

การป้องกนัส าหรับผูป้ฐม
พยาบาล 

: ในกรณีทีเ่กดิเหตฉุุกเฉนิใหป้ระเมนิอนัตรายกอ่นด าเนนิการ ไม่ควรด าเนนิการใดๆทีเ่สีย่ง
ตอ่การบาดเจ็บ หากมขีอ้สงสยัใหต้ดิตอ่หน่วยงานทีรั่บผดิชอบกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

 ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลตามทีก่ าหนด 
 

หมายเหตถุงึแพทย ์ : รักษาตามอาการ 
 

อาการ และผลกระทบทีส่ าคญั
ทีสุ่ดท ัง้แบบเฉยีบพลนั และ

เกดิในภายหลงั 

: อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับผลกระทบตอ่สขุภาพและอาการไดใ้นสว่นที ่11 

 

หมวดที:่ 5.มาตรการการผจญเพลงิ 

 

สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม : การใชม้าตรการดับเพลงิทีเ่หมาะกับสภาวะแวดลอ้มเฉพาะทีแ่ละสิง่แวดลอ้มรอบๆ 
 

สารดับเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะที่
เกดิขึน้จากสารเคม ี

: ไมไ่วไฟหรอืเผาไหม ้

 

สารทีม่อีนัตรายจากการเผาไหม ้ : ผลติภัณฑท์ีเ่กดิจากการสลายตวัอาจรวมถงึสารดงัตอ่ไปนี ้คารบ์อนออกไซด ์ไนโตรเจน
ออกไซด(์NOx) 

 

อปุกรณ์ป้องกนัเฉพาะส าหรับนัก
ผจญเพลงิ 

: ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคล 

 

วธิกีารดับเพลงิเฉพาะ : เศษซากทีเ่หลอืจากการเผาไหมแ้ละน ้าดบัเพลงิทีป่นเป้ือนตอ้งแยกทิง้ตามกฎระเบยีบของ
ทอ้งที ่

 

หมวดที:่ 6. มาตรการจัดการเมือ่มกีารหกและร่ัวไหลของสาร 

 

ค าเตอืนส าหรับบคุคล อปุกรณ์

ป้องกนั และวธิกีารส าหรับกรณี
ฉุกเฉนิ 

: ผูท้ าหนา้ทีท่ าความสะอาดสารเคมตีอ้งเป็นผูท้ีไ่ดรั้บการฝึกอบรมมาเทา่นัน้ อา้งองิตาม

มาตรการป้องกนัในหัวขอ้ที ่7 และ 8 

 

ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม : อยา่ปลอ่ยใหส้มัผัสกับดนิ น ้าผวิดนิ หรอื น ้าใตด้นิ 
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วธิกีารและวสัดสุ าหรับการกักเก็บ
และการท าความสะอาด 
 

: อดุรอยร่ัวถา้ท าไดอ้ยา่งปลอดภัยบรรจแุละเก็บสว่นทีห่กดว้ยวสัดดุดูซับ ทีไ่ม่สามารถเผา
ไหมไ้ด(้เชน่ ทราย ดนิ ดนิเบา  วสัดกุนัรอ้นเวอมคิไูลท ์)และใสใ่นภาชนะส าหรับก าจัดตาม

กฎหมายในประเทศนัน้ๆ หรอืตามหลกัสากล  (ดหูมวดที ่13) 
ชะลา้งสารทีต่กคา้งดว้ยน ้าในกรณีทีเ่กดิการร่ัวไหลเป็นปรมิาณมาก ใหใ้ชท้ีก่ัน้เพือ่กัน้สาร

ทีร่ั่วไหล หรอืจ ากดัการร่ัวไหลเพือ่ป้องกนัไมใ่หส้ารไหลลงสูแ่หลง่น ้า 
 

หมวดที:่ 7. การใชแ้ละการเก็บรักษา 

 

ขอ้แนะน าในการจัดการอยา่ง
ปลอดภัย 

: หลกีเลีย่งการสมัผัสกับผวิหนังและใหว้ัสดเุขา้ตา ลา้งมอืใหส้ะอาดภายหลงัจากการหยบิ
จับสารเคม ี 
 

สภาวะการเก็บทีป่ลอดภัย : เก็บใหห้า่งจากมอืเด็ก ปิดภาชนะบรรจใุหส้นทิ จัดเก็บบรรจภุัณฑท์ีต่ดิฉลากในทีท่ี่
เหมาะสม 
 

วสัดทุีเ่หมาะสม : ตอ่ไปนีค้อืขอ้มูลความเขา้กนัไดท้ีแ่นะน า โดยขึน้อยูก่ับขอ้มูลผลติภัณฑท์ีค่ลา้ยกนัและ / 
หรอืประสบการณ์ในอตุสาหกรรม ไวตนั, เหล็กกลา้ไรส้นมิ 304, เหล็กกลา้ไรส้นมิ 316L, 

เหล็กคารบ์อน, MDPE, เพอรฟ์ลอูอโรอลีาสโตเมอร,์ ไนไตรล,์ นโีอพรนี, EPDM, 
พลาสตกิ FEP (ป้องกนัโดยการหอ่หุม้), เอชดพีอี ี(พอลเิอทลินีความหนาแน่นสงู) 
 

วสัดทุีไ่มเ่หมาะสม : ตอ่ไปนีค้อืขอ้มูลความเขา้กนัไดท้ีแ่นะน า โดยขึน้อยูก่ับขอ้มูลผลติภัณฑท์ีค่ลา้ยกนัและ / 
หรอืประสบการณ์ในอตุสาหกรรม สามารถจัดเก็บไดใ้นภาชนะทีท่ าจากพลาสตกิบางอย่าง 

ซึง่จะมคีวามเหมาะสมแตกตา่งกนัไป; ทางบรษัิทฯ จงึขอแนะน าใหม้กีารทดสอบความ

เหมาะสมของพลาสตกิแตล่ะชนดิกอ่นน ามาใชบ้รรจผุลติภัณฑน์ี ้
 

หมวดที:่ 8. การควบคมุการรับสมัผัสสาร/การป้องกนัสว่นบคุคล 

 

 คา่ตา่งๆทีใ่ชค้วบคมุการรับสมัผัส 

สว่นประกอบ หมายเลข CAS รูปแบบของการรับ

สาร 

ความเขม้ขน้ทีไ่ดรั้บ

อนุญาต 

มาตรฐาน 

ไดเอทลิเอทาโนลามนี 100-37-8   TWA 2 ppm ACGIH 

  TWA 10 ppm 

50 mg/m3 

NIOSH REL 

  TWA 10 ppm 

50 mg/m3 

OSHA Z1 

 

การควบคมุทางวศิวกรรมที่

เหมาะสม 

: มกีารระบายอากาศโดยทั่วไปทีด่พีอเพือ่ควบคมุไมใ่หผู้ท้ างานไดรั้บสารปนเป้ือนในอากาศ 

 

อุปกรณป้์องกนัภยัสว่นบุคคล 
 

การป้องกนัดวงตา : แวน่ตานริภัยแบบป้องกนัดา้นขา้ง 
 

การป้องกนัมอื : สวมอปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคลดงัตอ่ไปนี:้ 

ถงุมอืไนไตรล ์
ควรทิง้ถงุมอืและเปลีย่นใหมถ่า้เห็นวา่มกีารเสือ่มสลายหรอืการทะลผุา่นของสารเคม ี
 

การป้องกนัผวิหนัง : สวมใสเ่สือ้ผา้ทีเ่หมาะสมเพือ่การป้องกนั 
 

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ : ไมจ่ าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์ชว่ยหายใจเมือ่ใชต้ามปกต ิ
 

มาตรการเกีย่วกบัสขุอนามัย : ใชง้านตามมาตรฐานดา้นสขุอนามัยทีด่ขีองโรงงานอตุสาหกรรมและตามแนวปฏบิตัเิพือ่

ความปลอดภัย ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนและท าความสะอาดกอ่นน ามาใชอ้กีครัง้ ลา้งหนา้ มอื 

และผวิหนัง สว่นอืน่ๆทีส่มัผัสกับสารเคมใีหส้ะอาดหลงัการใชง้านทกุครัง้ 
 

หมวดที:่ 9. คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี
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ลกัษณะทัว่ไป : ของเหลว 

ส ี : น ้าตาล 

กลิน่ : นุ่มนวล 

จดุวาบไฟ : ไมว่าบไฟ  

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง : 8.8 - 9.2,(100 %), (25 °C), วธิกีาร: ASTM E 70 

คา่ขดีจ ากัดของกลิน่ทีไ่ดรั้บ : ไมม่ขีอ้มลู 

จดุหลอมเหลว/จดุเยอืกแข็ง : -3 °C, เอเอสทเีอ็ม ด-ี1117 

จดุเดอืดเริม่ตน้/ชว่งของการ
เดอืด 

: 100 °C 

อตัราการระเหย : 1.5, อตัราการระเหย (บวิทลิอะซเิตต = 1)  

ความสามารถในการลกุตดิไฟ 
(ของแข็ง, กา๊ซ) 

: ไมม่ขีอ้มลู 

คา่จ ากดัสงูสดุของการระเบดิ : ไมม่ขีอ้มลู 

คา่จ ากดัต า่สดุของการระเบดิ : ไมม่ขีอ้มลู 

ความดนัไอ : 24 mm Hg, (25 °C),  

ความหนาแน่นไอ : ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนาแน่นสมัพัทธ ์ : 1.038 - 1.052, (25 °C),  

ความหนาแน่น : ไมม่ขีอ้มลู 

ความสามารถในการละลายน ้าได ้ : ละลายไดอ้ย่างสมบรูณ์  

ความสามารถในการละลายในตวั

ท าละลายอืน่ 

: ไมม่ขีอ้มลู 

คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของ

สารในชัน้ของ n - octanol ตอ่
น ้า 

: ไมม่ขีอ้มลู 

อณุหภมูทิีล่กุตดิไฟไดเ้อง : ไมม่ขีอ้มลู 

สารทีเ่กดิจากการสลายตวัดว้ย

ความรอ้น 

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนดืไดนามกิ : 4 mPa.s (25 °C), วธิกีาร: เอเอสทเีอ็ม ด-ี2983 

ความหนดืไคนมีาตกิ : ไมม่ขีอ้มลู 

น ้าหนักโมเลกลุ : ไมม่ขีอ้มลู 

VOC : ไมม่ขีอ้มลู 

 

หมวดที:่ 10. ความเสถยีรและความไวตอ่ปฏกิริยิา 

 

ความเสถยีรทางเคม ี : เสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ
 

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิา
อนัตราย 

: ไมม่ปีฏกิริยิาอนัตรายใดๆเกดิขึน้ในสภาวะใชง้านตามปกต ิ

 

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง : ไมม่ขีอ้มลู 
 

วสัดทุีเ่ขา้กนัไม่ได ้ : เมือ่สมัผัสกบัตัวออกซไิดสแ์ก ่(เชน่ คลอรนี, เพอรอ์อกไซด,์ โครเมต, กรดไนตรกิ, 

ออกซเิจนความเขม้ขน้สงู, เพอรแ์มงกาเนต) อาจท าใหเ้กดิความรอ้น, ไฟ, การระเบดิ 
และ/หรอืไอระเหยเป็นพษิ 
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 ผลติภัณฑจ์ากการสลายตวัที่

เป็นอนัตราย 

: ผลติภัณฑท์ีเ่กดิจากการสลายตวัอาจรวมถงึสารดงัตอ่ไปนี้ 

คารบ์อนออกไซด ์

ไนโตรเจนออกไซด(์NOx) 
 

หมวดที:่ 11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

 

ขอ้มลูของชอ่งทางทีน่่าจะเป็น

ชอ่งทางสมัผัส 

: การสดูดม, การสมัผัสทางดวงตา, การสมัผัสกับผวิหนัง 

 

ผลตอ่สขุภาพทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

ดวงตา : ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 
 

ทางผวิหนัง : ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนัง 
 

การกลนืกนิ : ไมท่ราบผลกระทบดา้นสขุภาพ หรอืผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เมือ่ใชง้านตามปกต ิ
 

 

การสดูดม : ไมท่ราบผลกระทบดา้นสขุภาพ หรอืผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เมือ่ใชง้านตามปกต ิ
 

 

การสมัผัสแบบเรือ้รัง : ไมท่ราบผลกระทบดา้นสขุภาพ หรอืผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เมือ่ใชง้านตามปกต ิ
 

 

ประสบการณ์จากการสมัผัสในมนุษย ์
 

การสมัผัสทางดวงตา : รอยแดง, เจ็บปวด, ระคายเคอืง 
 

การสมัผัสกับผวิหนัง : รอยแดง, ระคายเคอืง 
 

การกลนืกนิ : ไมท่ราบอาการ 
 

การสดูดม : ไมท่ราบอาการ 
 

ความเป็นพษิ 
 

ผลติภัณฑ ์

ความเป็นพษิทางปากแบบ

เฉยีบพลนั 

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิตอ่การสดูดมแบบ
เฉยีบพลนั 

: การประมาณความเป็นพษิเฉียบพลนั: > 40 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 4 h 

บรรยากาสทดสอบ: ไอ 

ความเป็นพษิตอ่ผวิหนังแบบ

เฉยีบพลนั 

: ไมม่ขีอ้มลู 

การกดักรอ่น/ระคายเคอืงตอ่
ผวิหนงั 

: ชนดิ: กระตา่ย 

ผล: 0.7 

วธิกีาร: การทดสอบ Draize 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์

การท าลายดวงตา/การระคาย

เคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

: ชนดิ: กระตา่ย 

ผล: 3.3 

วธิกีาร: การทดสอบ Draize 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์

การกระตุน้ใหไ้วตอ่การแพ ้ใน : ไมม่ขีอ้มลู 
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ระบบทางเดนิหายใจ หรอืบน
ผวิหนัง 

การกอ่มะเร็ง : IARC:ไมม่อีงคป์ระกอบในผลติภัณฑน์ีท้ีร่ะดับมากกวา่หรอืเทา่กบั 0.1% ทีม่กีารชีช้ดัวา่
น่าจะเป็น อาจจะเป็น หรอืยนืยันวา่เป็นสารกอ่มะเร็งโดย IARC  

ผลตอ่ระบบสบืพันธุ ์ : ไมม่คีวามเป็นพษิตอ่การสบืพันธุ ์ 

การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์

ของเซลลส์บืพนัธุ ์

: ไมม่สีว่นประกอบทีอ่ยูใ่นรายชือ่วา่เป็นสารกลายพันธุ ์ 

การท าใหท้ารกมรีูปรา่ง

ผดิปกต ิ

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะ

เป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจาก

การรับสมัผัสครัง้เดยีว 

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะ

เป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจาก
การรับสมัผัสซ ้า 

: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นพษิจากการส าลกั : ไมม่กีารจ าแนกประเภทความเป็นพษิจากการส าลัก  

สว่นประกอบ 

ความเป็นพษิทางปากแบบ
เฉยีบพลนั 

: กรดอรีทิอร บกิ 

LD50 หนู : > 2,500 มลิลกิรัม/กโิลกรัม: 18,000 mg/kg 

  ไดเอทลิเอทาโนลามนี 

LD50 หนู : > 2,500 มลิลกิรัม/กโิลกรัม: 1,300 mg/kg 

สว่นประกอบ 

ความเป็นพษิตอ่ผวิหนังแบบ

เฉยีบพลนั 

: ไดเอทลิเอทาโนลามนี 

LD50  กระตา่ย: 1,100 mg/kg 

ลกัษณะของอนัตรายตอ่มนุษย ์

ตามลักษณะของอนัตรายตอ่มนุษย,์ ความเป็นอนัตรายตอ่มนุษยค์อื: ปานกลาง 
 

หมวดที:่ 12.ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศน์ 
 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม : ผลติภัณฑน์ีไ้มม่ผีลกระทบทางนเิวศพษิวทิยาทีท่ราบ 
 

ผลติภัณฑ ์

ความเป็นพษิตอ่ปลา :  LC50 Pimephales promelas (ปลาซวิหัวโต): > 1,000 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 96 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
 

   LC50 Lepomis macrochirus (ปลากะพงปากกวา้ง): > 1,000 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 96 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
 

   LC50 Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเ์ทราต)์: > 1,000 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 96 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
 

   NOEC Pimephales promelas (ปลาซวิหัวโต): 1,000 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 96 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
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ความเป็นพษิตอ่ไรน ้าและสตัวน์ ้า

ทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงัอืน่ๆ 
 

:  LC50 Daphnia magna (ไรน ้า): > 1,000 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 48 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
 

   NOEC Daphnia magna (ไรน ้า): 600 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 48 hrs 

สารทดสอบ: ผลติภัณฑ ์
 

ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย :  ไมม่ขีอ้มลู 

 

สว่นประกอบ 

ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย :  ไดเอทลิเอทาโนลามนี 

EC50 : 44 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 72 h 
 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 
 

สว่นทีเ่ป็นสารอนิทรยีข์องการเตรยีมนีค้าดวา่พรอ้มทีจ่ะยอ่ยสลายทางชวีภาพ   
 

การเคลือ่นยา้ยในดนิ 
 

การแพร่กระจายสูส่ ิง่แวดลอ้มประเมนิโดยการใชโ้มเดลการท านายการกระจายของสารพษิในสิง่แวดลอ้มแบบ  fugacity model 
ระดบั III ทีฝั่งตวัอยูใ่น EPI (โปรแกรมการประเมนิทีเ่ชือ่มประสานกบัผูใ้ช)้ Suite TM  ทีจ่ัดหาโดย US EPA  โมเดลจะสรุป

สภาพของสภาวะคงตวัระหวา่งสิง่ทีป้่อนเขา้และผลลพัธท์ีไ่ดท้ัง้หมด  โมเดลระดับ III ไมต่อ้งการความสมดลุระหวา่งสือ่ที่

ก าหนด  ซึง่ผูใ้ชจ้ะไดข้อ้มลูของการประเมนิทัว่ไปของการแพร่กระจายสูส่ ิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑภ์ายใตส้ภาวะทีก่ าหนดของ
โมเดล  หากมกีารปลอ่ยวตัถุสูส่ ิง่แวดลอ้มคาดวา่วตัถนุีจ้ะกระจายไปสูอ่ากาศ, น ้า และดนิ/ตะกอนในเปอรเ์ซ็นตโ์ดยประมาณ

ตามล าดบั; 
 

อากาศ : <5% 

น ้า : 30 - 50% 

ดนิ : 50 - 70% 
 

สว่นทีอ่ยูใ่นน ้าคาดวา่จะละลายหรอืกระจายตัว 
 

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 
 

ผลติภัณฑห์รอืวัสดนุีค้าดวา่จะไมม่กีารสะสมทางชวีภาพ   
 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

ลกัษณะอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มและลักษณะการสมัผัส  

จากการวเิคราะหล์ักษณะอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มของสารเคมนีี ้โอกาสทีส่ารเคมนีีจ้ะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มอยูใ่น

ระดบั  ต า่   
 

หมวดที:่ 13.ขอ้พจิารณาในการก าจัด 

 

วธิกีารก าจัด : หากมรีะบบจัดการของเสยีทีไ่ดรั้บการรับรอง สามารถจัดการสารเคมี
แลว้น ากลับมาใชใ้หม่ไดห้ากไมส่ามารถจัดการได ้ใหก้ าจัดทิง้ตาม

กฎหมายของประเทศนัน้ๆ 

ใหก้ าจัดภาชนะบรรจหุรอืสารเคม ีโดยโรงก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บการ
อนุญาตแลว้เทา่นัน้ 

 

มาตรการการก าจัด : ก าจัดโดยวธิเีดยีวกบัผลติภัณฑท์ียั่งไมไ่ดใ้ชง้าน ควรสง่ภาชนะเปลา่
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ไปยังสถานทีจ่ัดการของเสยีทีไ่ดรั้บการรับรองแลว้เพือ่น ากลับมาใช ้

ใหมห่รอืก าจัดทิง้ หา้มน าภาชนะเปลา่กลับมาใชอ้กี 
 

หมวดที:่ 14. ขอ้มลูการขนสง่ 

 

ผูข้นสง่สนิคา้ / ผูส้ง่ของ / ผูส้ง่ จะเป็นผูรั้บผดิชอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรรจภุัณฑ,์ฉลาก และเครือ่งหมายเป็นไปตามขอ้ก าหนดที่

ใชส้ าหรับการขนสง่ 
 
 

การขนสง่ทางบก 
 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ : ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขนสง่ส าหรับผลติภัณฑน์ี้ 
 

การขนสง่ทางอากาศ (IATA) 
 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ : ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขนสง่ส าหรับผลติภัณฑน์ี้ 
 

การขนสง่ทางทะเล (IMDG/IMO) 
 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ : ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขนสง่ส าหรับผลติภัณฑน์ี้ 
 

หมวดที:่ 15.ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

กฏหมายทีบ่งัคบัใช,้ ประเทศไทย 
 

พระราชบญัญัตวิัตถอุนัตราย   พ.ศ.  2535 
 

การจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของวัตถอุนัตราย   พ.ศ.  2555 
 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA)  กฎหมายอาหาร ยา และเครือ่งส าอาง : 

เมือ่ใชส้ถานการณ์ทีจ่ าเป็นตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคับ FDA  ผลติภัณฑน์ีจ้ะยอมรับไดภ้ายใต ้:  21 CFR 173.310 สารเตมิแตง่ใน

หมอ้ไอน ้า  
 

ขอ้จ ากดัตอ่ไปนีใ้ช:้  
 

ปรมิาณยาสงูสดุ  ขอ้จ ากดั  

200 PPM  เชน่เดยีวกับผลติภัณฑใ์นไอน ้า  
 

ผลติภัณฑน์ีไ้ม่สามารถใชใ้นทีซ่ ึง่ไอน ้าทีเ่กดิขึน้จะตอ้งสมัผัสกบันมหรอืผลติภัณฑน์ม    
 
กฎหมายควบคุมสารเคมีระหวา่งประเทศ : 
 

บญัชรีายการสารเคมทีีอ่ยูใ่นกฎหมายควบคมุสารพษิของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

สารในการเตรยีมนีร้วมอยูใ่นหรอืยกเวน้จากบัญชรีายการ TSCA 8(b) (40 CFR 710) 
 

ประเทศออสเตรเลยี กฎหมายเกีย่วกบัสารเคมทีีใ่ชใ้นอตุสาสหกรรม (การจดแจง้และการประเมนิ) : 

สารทกุชนดิทีอ่ยูใ่นผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตาม National Industrial Chemicals Notification & Assessment Scheme 

(NICNAS) 
 

รายชือ่สารเคมทีีใ่ชภ้ายในประเทศแคนาดา 

สารในการเตรยีมนีร้วมอยูใ่นหรอืไดรั้บการยกเวน้จากรายการสารภายในประเทศ (DSL) 
 

ประเทศญีปุ่่ น บญัชรีายการสารเคมทีีม่ใีชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และสารเคมตีวัใหม ่

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ี้สอดคลอ้งกับกฎหมายบงัคับใชใ้นการผลติและน าเขา้สารเคม ีและไดรั้บการบนัทกึอยูใ่นรายการ
สารเคมใีหมแ่ละทีม่อียูใ่นปัจจุบนั (the Existing and New Chemical Substances list /ENCS 
 

ประเทศเกาหล ีบญัชรีายการสารเคมทีีม่ใีชใ้นประเทศเกาหล ี
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สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามกฎหมายควบคมุสารเคมเีป็นพษิ (TCCL) และมอียูใ่นบญัชรีายชือ่ของ Existing 
Chemicals List (ECL) 
 

บญัชรีายการสารเคมขีองประเทศฟิลปิปินส ์

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามกฎหมายฉบบัที ่6969 (Republic Act 6969 (RA 6969)) และอยูใ่นบญัชรีายชือ่สารเคมี

และสารทีอ่ยูใ่นสารเคมขีองฟิลปิปินส ์(PICCS) 
 

ประเทศจนี บญัชรีายการสารเคมทีีม่ใีชใ้นประเทศจนี 

สารทกุชนดิในผลติภัณฑน์ีเ้ป็นไปตามกฎหมายควบคมุสารเคมแีละขึน้บญัชตีามรายการ Existing Chemical Substances 
China (IECSC) 
 

ประเทศนวิซแีลนด ์รายการสารเคมทีีถ่กูตพีมิพโ์ดยคณะบรหิารความเสีย่งตอ่สิง่แวดลอ้มของประเทศนวิซแีลนด ์

สารเคมทีัง้หมดในผลติภัณฑน์ี้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุอนัตรายและ 

New Organisms (HSNO) ในปี 1996 และอยูใ่นรายชือ่หรอืไดรั้บการยกเวน้ในรายชือ่สารเคมขีองนวิซแีลนด ์
 

รายการสารเคมขีองประเทศไตห้วนั 

สารทัง้หมดทีอ่ยูใ่นผลติภัณฑน์ีส้อดคลอ้งกับรายการสารเคมทีีม่อียู่ของไตห้วนั(ECSI) 
 

หมวดที:่ 16. ขอ้มลูอืน่ๆ 

 

วนัทีแ่กไ้ข :  18.01.2018 

วนัทีจ่ าหน่ายครัง้แรก :  29.10.2013 

หมายเลขล าดบัเอกสาร :  1.2 

จัดท าเอกสารโดย :  Regulatory Affairs 
 

ขอ้มลูปรับปรุงใหม:่ การเปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกบัระบบหรอืสขุภาพร่างกายทีส่ าคญัส าหรับฉบบัปรับปรุงนี้แสดงใหท้ราบใน

แถบตรงขอบทางซา้ยมอืของ MSDS 
 

ขอ้มลูทีป่รากฎอยูใ่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยนีม้คีวามถกูตอ้งมากเทา่ทีอ่งคค์วามรู ้ขอ้มลู และความเชือ่ ถงึ ณ วนัที่

จัดพมิพเ์อกสารนี้จะอ านวย ขอ้มลูนีถ้กูจัดท าขึน้เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการ ใชง้าน ด าเนนิกระบวนการ เก็บรักษา ขนยา้ย 
ก าจัด และปลดปลอ่ยสารเคมอียา่งปลอดภัย โดยขอ้มลูเหลา่นีไ้มใ่ชก่ารรับประกนัหรอืบง่บอกถงึคณุลักษณะเฉพาะเกีย่วกบั

คณุภาพ  ขอ้มูลจะเกีย่วขอ้งกับสารเคมเีฉพาะทีร่ะบไุวใ้นเอกสารและไมค่รอบคลมุถงึสารเคมดีงักลา่วทีน่ าไปรวมกบัสารเคมี

หรอืกระบวนการอืน่ เวน้แตม่กีารระบเุอาไวใ้นเอกสาร 
 



SAFETY DATA SHEET Date of issue : 24/02/2022

Company  KURITA- GK CHEMICAL CO., LTD.
Brandname   KURILEX L-111

SECTION 1 - PRODUCT IDENTIFICATION AND COMPANY INFORMATION

Product name : KURILEX L-111
USAGE            : Corrosion inhibitor  for  closed recirculating cooling water  systems.
Company name : KURITA-GK CHEMICAL CO.,LTD.

460 M.17 Bangphli Industr ial Estate , Bangsaothong ,
Bangsaothong Distr ict , Samutprakarn 10570. Tel. 02-3152300 Fax.02-3152302

SECTION 2 - HAZARDOUS IDENTIFICATION

2.1 HAZARDOUS INFORMATION :  Oxidizing liquid

2.2 GHS CLASSIFICATION   : OXIDIZING LIQUIDS : Category 3
ACUTE TOXICITY                              : Category 4
SKIN CORROSION/IRRITATION  : Category 3
EYE DAMAGE/IRRITATION        : Category 2A
TOXIC TO REPRODUCTION : Category 2
ACUTE HAZARDS TO THE AQUATIC ENVIRONMENT : Category 1

2.3 Labeling  :

2.4 Symbol   :

2.5 Signal word : Danger  

2.6 Hazard Statements :
               May intensify fire ; oxidizer
               Harmful if swallowed ( oral )
               Causes mild skin ir r itation
               Causes ser ious eye ir r itation
               Suspected of damaging fer tility or  the unborn child.
               Very toxic to aquatic life

2.7 Precautionary Statements :

Prevention  : Keep away from heat/sparks/open flames/hot sur faces.- No smoking.
Do not eat, dr ink or  smoke when using this product.
Do not breathe vapours or  mist.
Use personal protectve equpment as required
Wash thoroughly after  handling
Use outdoors or  in a well-ventilated area
Contaminated clothing should not be allowed out of the workplace
Avoid release to the environment
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Brandname  : KURILEX L-111

Response    :  If swallowed : Rinse mouth . Do not induce vomiting and call a Poison center  or  Doctor /Physician.
If inhaled : Remove victim to fresh air  and keep at rest in a position comfor table for  breathing.
If on skin : Wash with plenty of soap and water .
If skin ir r itation occurs : Get medical advice / attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse.
If in eyes : Rinse with water  for  several minutes. Remove contact lenses , if present and easy to do . 
If eye ir r itation persists : Get medical advice / attention .

Storage      :  Store in a well-ventilated place . Keep container  tightly closed. Store locked up and protect from sunlight.

Disposal : Disposal of contents / container  to in accordance to local disposal regulation.

SECTION 3 - INFORMATION ON HAZARDOUS INGREDIENTS OF COMPOSITION

3.1 SUBSTANCE OR MIXTURE  :    Mixture

3.2 GENERAL NAMES          CHEMICAL COMPOSITION         CONTENT(% )
      Sodium nitr ite 30 - 40
      Copper  cor rosion inhibitor 0.1 -  3
      Sodium hydroxide 0 -  2

3.3 GENERAL NAMES                            MITI  No.                        CAS No.
      Sodium nitr ite 7632-00-0
      Copper  cor rosion inhibitor 95-14-7
      Sodium hydroxide 1310-73-2

SECTION 4 - EMERGENCY AND FIRST AID MEASURES

After  spillage/leakage/gas leakage   :  Wear  protective clothing. Exhaust dusts. Close drains. Gather  larger  amounts of the product. 
            Cover  residue with an adsorbant , take up by mechanical means and hold product for  waste disposal as discr ibed in 
            section 6. 
First aid  : Eye contact :  After  separating the eyelids flush with copious amounts of water , contact an oculist if ir r itation persists. 
            Skin contact : Remove contaminated clothing, take a shower , carefully wash affected skin with soap and plenty of water . 
            Ingestion :  If affected person is conscious give copious amounts of water  to dr ink , immediately take care for  medical   
            observation. Inhalation : Remove affected person immediately from contaminated area, if inconvenience persists contact 
            a physician. Notes to the Physician : There is not special information available . Treat symptomatically .

SECTION 5 - FIRE FIGHTING MEASURES

Fire/Explosion protection  :  The product itselfs is not flammable.Coordinate personal protective clothing and extinguishing 
            media according with the case of fire. Collect all contaminated water  in containers and dispose local regulations.
Extinguishing media suitable :  Water  spray ( fog ) and foam   
Extinguishing media not suitable :  Dry Chemical , carbondioxide and Water  spray jet   

2/4
 

SS.TANG./FEB.'22
TD-SB31110-142



Brandname  : KURILEX L-111

SECTION 6 - ACCIDENT RELEASE MEASURES

           Wear  protective clothing . Close drains. Exhaust product vapours . Cover  spill with iner t mater ial. Pump off large amounts of  
           the product into marked , resistant containers . Cover  residues with an iner t absorbant , take up by machanical means into 
           marked containers and hold for  waste disposal as descr ibed in section 13. Thoroughly r inse affected ground with plenty of water .

SECTION 7 - HANDLING AND STORAGE

           Store product in tightly closed containers in a cool, dark and ventilated area.  Install spillage containers. Avoid spills and 
           splashes dur ing refilling process. Handling product only in well ventilated areas. Provide eye bath at the working place . 
           Avoid inhalation of vapours when handling the thermal treated product . Only use cor rosion resistant tools and equipments.

SECTION 8 - EXPOSURE CONTROL AND PERSONAL PROTECTION

OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMIT  :  not applicable
Personal protective equipment; Respiratory protective: mask , Follow the OSHA respirator  regulations found in 29 CFR 1910.134 or  
European Standard EN 143 or  149, Type P3 or  FFP3.
Hand protection: Chemical resistant protective gloves (EN 374) ; Suitable mater ials such as polyvinylchlor ide (PVC) - 0.7 mm coating 
thickness or  equivalent ,
Eye protection: chemical safety goggle with side shields. , 
Other : Long sleeve wear ing .    Industr ial Hygiene : Do not eat, dr ink or  smoke at the working place.  Avoid any direct contact 
with the product. Do not breath dust and product vapour .  Change contaminated clothing immediately and thorughly wash 
before reuse.

SECTION 9 - PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

1. Form : Liquid                                                                                                     2. Colour  : Color less to light yellow                        
3. Freezing Point : not application                    4. Density :  1.24 - 1.32 g/ml.      
5. Vapour  pressure : not applicable 6. Explosion limits  :  not applicable
7. pH values (as delivered) : (25 oC) 6.5 - 9.0 8. Solubility in water  : soluble and in most of the usual organic solvents insoluble.
9. Flash point :  not applicable         10. lgnition temperature :   not applicable

SECTION 10 - REACTIVITY AND STABILITY

            STABILITY         :   Stable on normal usage and handling
            Condition to avoid : strong oxidizing and reducing conditions.  ;   Products to avoid : strong oxidizers , reducing agents and acid.
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SECTION 11 - TOXICOLOGICAL INFORMATION

            ACUTE TOXICITY : Oral rat LD50  : 242 mg/kg
            SKIN CORROSION/IRRITATION  : Causes mild skin ir r itation.
            EYE CORROSION/IRRITATION : Causes ser ious eye ir r itation
            REPRODUCTIVE TOXICITY  : Suspected of damaging the unborn child.

SECTION 12 - ECOLOGICAL INFORMATION

            Never  release concentrated product to the environment. Neutralize polluted wastewater  before its release into the drains.    

SECTION 13 - DISPOSAL CONSIDERATION

PRODUCT : Never  draw chemical directly to waste water  line.  Request treatment to licensed industr ial waste-treatment company  
                                       as "  Special controlled industr ial waste " .             
PACKAGE : Dispose contaminate packaging follow Regulation law and dispose non contaminate packaging same genaral waste or  reuse . 
                                       If no special regulation , contact with manufacturer .

SECTION 14 - TRANSPORTATION INFORMATION

UN No.  : 1500 UN Class : 5.1 Packing gr .  :  III
Prevent destruction by keeping away from sunlight.

SECTION 15 - REGULATORY INFORMATION

Announcement of Ministry of Industry : List of Hazardous 2556 ; Not in List
Announcement of Depar tment of Labor  Protection and Welfare : List of Hazardous 2556 ; In List No.1,287 and 1,292 

SECTION 16 - OTHER INFORMATION

Reference  :
TOXNET Database, U.S. National Library of Medicine, Bethesda, MD .
ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological
Exposure Indices, Sixth Edition, 1997. Amer ican Conference of Governmental Industr ial Hygienists, Inc., 
                Cincinnati, OH..
IUCLID 4 Dataset,    based on data repor ted by the European Chemical Industry 
                following Regulation (EC) No. 793/93, European Commission – European Chemical Bureau (ECB);.
SDS from Supplier  which supply these raw mater ial .
*The information herein may be revised by the newest knowledge.
This chemical' s shelf life is one year  after  manufactur ing date.
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SAFETY DATA SHEET Date of issue : 26/10/2022

 
Company  KURITA- GK CHEMICAL CO., LTD.
Brandname   KURITA Z-8952

SECTION 1 - PRODUCT IDENTIFICATION AND COMPANY INFORMATION

Product name : KURITA Z-8952
USAGE            : Slime control agent for  recirculating cooling water  systems.
Company name : KURITA-GK CHEMICAL CO.,LTD.

460 M.17 Bangphli Industr ial Estate , Bangsaothong ,
Bangsaothong Distr ict , Samutprakarn 10570. Tel. 02-3152300 Fax.02-3152302

SECTION 2 - HAZARDOUS IDENTIFICATION

2.1 HAZARDOUS INFORMATION :  Corrosive substances.

2.2 GHS CLASSIFICATION   : SKIN CORROSION/IRRITATION  : Category 1
EYE DAMAGE/IRRITATION        : Category 1

2.3 Labeling  :

2.4 Symbol   :

2.5 Signal word : Danger  

2.6 Hazard Statements :

               Causes severe skin burns and eye damage
               Causes ser ious eye damage

2.7 Precautionary Statements :

Prevention  : Do not eat, dr ink or  smoke when using this product.
Do not breathe dust or  mist.
Use personal protectve equpment as required
Wash thoroughly after  handling
Use outdoors or  in a well-ventilated area
Contaminated clothing should not be allowed out of the workplace
Avoid release to the environment

Response    :  If swallowed : Rinse mouth . Do not induce vomitting and call a Poison center  or  Doctor /Physician.
If Inhaled : Remove victim to fresh air  and keep at rest in a position comfor table for  breathing.
If on skin : Wash with plenty of soap and water .
If skin ir r itation occurs : Get medical advice / attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse.
If in eyes : Rinse with water  for  several minutes. Remove contact lenses , if present and easy to do . 
If eye ir r itation persists : Get medical advice / attention .

Storage      :  Store in a well-Ventilated place . Keep container  tightly closed. Store locked up and from sunlight.

Disposal : Disposal of contents / container  to in accordance to local disposal regulation.
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Brandname  : KURITA Z-8952

SECTION 3 - INFORMATION ON HAZARDOUS INGREDIENTS OF COMPOSITION

3.1 SUBSTANCE OR MIXTURE  :    Mixture

3.2 GENERAL NAMES          CHEMICAL COMPOSITION         CONTENT(% )
      2-methylisothiazol-3-one 0.1 - 5
      5-chloro-2-methyl-2-isothiazol-3-one 0.2 - 10

3.3 GENERAL NAMES                            MITI  No.                        CAS No.
      2-methylisothiazol-3-one 2682-20-4
      5-chloro-2-methyl-2-isothiazol-3-one 26172-55-4

SECTION 4 - EMERGENCY AND FIRST AID MEASURES

After  spillage/leakage/gas leakage   :  Wear  protective clothing. Exhaust dusts. Close drains. Gather  larger  amounts of the product. 
            Cover  residue with an adsorbant , take up by mechanical means and hold product for  waste disposal as discr ibed in 
            section 6. 
First aid  : Eye contact :  After  separating the eyelids flush with copious amounts of water , contact an oculist if ir r itation persists. 
            Skin contact : Remove contaminated clothing, take a shower , carefully wash affected skin with soap and plenty of water . 
            Ingestion :  If affected person is conscious give copious amounts of water  to dr ink , immediately take care for  medical   
            observation. Inhalation : Remove affected person immediately from contaminated area, if inconvenience persists contact 
            a physician. Notes to the Physician : There is not special information available . Treat symptomatically .

SECTION 5 - FIRE FIGHTING MEASURES

Fire/Explosion protection  :  The product itselfs is not flammable.Coordinate personal protective clothing and extinguishing 
            media according with the case of fire. Collect all contaminated water  in containers and dispose local regulations.
Extinguishing media suitable :  Water  spray , Carbondioxide , Dry chemical , Foam. 
Extinguishing media not suitable :  Water  spray jet   

SECTION 6 - ACCIDENT RELEASE MEASURES

           Wear  protective clothing . Close drains. Exhaust product vapours . Cover  spill with iner t mater ial. Pump off large amounts of  
           the product into marked , resistant containers . Cover  residues with an iner t absorbant , take up by machanical means into 
           marked containers and hold for  waste disposal as descr ibed in section 13. Thoroughly r inse affected ground with plenty of water .

SECTION 7 - HANDLING AND STORAGE

           Store product in tightly closed containers in a cool, dark and ventilated area.  Install spillage containers. Avoid spills and 
           splashes dur ing refilling process. Handling product only in well ventilated areas. Provide eye bath at the working place . 
           Avoid inhalation of vapours when handling the thermal treated product . Only use corrosion resistant tools and equipments.
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Brandname  : KURITA Z-8952

SECTION 8 - EXPOSURE CONTROL AND PERSONAL PROTECTION

OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMIT  :  not applicable
Personal protective equipment; Respiratory protective: mask , Follow the OSHA respirator  regulations found in 29 CFR 1910.134 or  
European Standard EN 143 or  149, Type P3 or  FFP3.
Hand protection: Chemical resistant protective gloves (EN 374) ; Suitable mater ials such as polyvinylchlor ide (PVC) - 0.7 mm coating 
thickness or  equivalent ,
Eye protection: chemical safety goggle with side shields. , 
Other : Long sleeve wear ing .    Industr ial Hygiene : Do not eat, dr ink or  smoke at the working place.  Avoid any direct contact 
with the product. Do not breath dust and product vapour .  Change contaminated clothing immediately and thorughly wash 
before reuse.

SECTION 9 - PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

1. Form : Liquid                                                                                          2. Colour  : Color less to yellow green
3. Freezing Point : 0 oC 4. Density :  1.00 - 1.10 g/ml.  
5. Vapour  pressure : not applicable 6. Explosion limits  :  not applicable
7. pH ( 25 oC ) (as delivered) : 2.5 - 4.0 8. Solubility in water  : soluble in every propor tion     
9. Flash point :  not applicable         10. lgnition temperature :   not applicable

SECTION 10 - REACTIVITY AND STABILITY

            Condition to avoid : strong oxidizing conditions.  ;   Products to avoid : strong oxidizers and alkaline agents
            Hazerdous decomposition products : none  if  used  as  indicated

SECTION 11 - TOXICOLOGICAL INFORMATION

            ACUTE TOXICITY : Oral rat LD50  : > 30,000 mg/kg
            SKIN CORROSION/IRRITATION  : Causes severe skin burns and eye damage
            EYE CORROSION/IRRITATION : Causes ser ious eye damage

SECTION 12 - ECOLOGICAL INFORMATION
            

Fishtoxicity of KURITA Z-8952
              LC (50) Killifish /24 hrs. : 21 mg/l.
              LC (50) Killifish /48 hrs. : 17.5  mg/l.
            Never  release concentrated product to the environment .  Neutralize polluted wastewater  before its release into the drains.    

SECTION 13 - DISPOSAL CONSIDERATION

PRODUCT : Never  draw chemical directly to waste water  line.  Request treatment to licensed industr ial waste-treatment company  
                                       as "  Special controlled industr ial waste " .             
PACKAGE : Dispose contaminate packaging follow Regulation law and dispose non contaminate packaging same genaral waste or  reuse . 
                                       If no special regulation , contact with manufacturer .
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Brandname  : KURITA Z-8952

SECTION 14 - TRANSPORTATION INFORMATION

UN NO.  :   1760 UN Class  :  8 Packing gr .  :  III
Proper  Shipping Name : Corrosive liquids, n.o.s.( 5-chloro-2-methyl-2-isothiazol-3-one )
Prevent destruction by keeping away from sunlight.

SECTION 15 - REGULATORY INFORMATION

Announcement of Ministry of Industry : List of Hazardous 2556 ; Not in List
Announcement of Depar tment of Labor  Protection and Welfare : List of Hazardous 2556 ; Not in List 

SECTION 16 - OTHER INFORMATION

Reference  :
TOXNET Database, U.S. National Library of Medicine, Bethesda, MD .
ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological
Exposure Indices, Sixth Edition, 1997. Amer ican Conference of Governmental Industr ial Hygienists, Inc., 
                Cincinnati, OH..
IUCLID 4 Dataset,    based on data repor ted by the European Chemical Industry 
                following Regulation (EC) No. 793/93, European Commission – European Chemical Bureau (ECB);.
SDS from Supplier  which supply these raw mater ial .
*The information herein may be revised by the newest knowledge.
This chemical's shelf life is one year  after  manufactur ing date.
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ภาคผนวก 30
เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน



Administrator
Rectangle



Administrator
Rectangle



 
 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

รายงานการประชมุคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
ครัง้ท่ี 2/2567 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 และ 3 จ ากดั 
ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 1 สิงหาคม 2567 เวลา 15.00 น. ท่ีห้องประชมุ 1 อาคาร Admin และทาง Microsoft Team 

 
คณะกรรมการฯทีเ่ขา้ประชมุ 

1. คุณปัณณพฒัน์ เมธปัีญญาวงษ์   ประธานกรรมการ 
2. คุณวศิรุต หวงัสะแล่ะฮ ์   กรรมการ 
3. คุณนัสสรณ์  เศรษฐนันทร์    กรรมการ 
4. คุณลมัพสุทธิ ์ปารริตัน์    กรรมการ 
5. คุณณฐัวุฒ ิอิม่ทอง    กรรมการ 
6. คุณทกัษพร อ่อนทอง    กรรมการ 
7. คุณสายนัต ์อ่อนโพธา    กรรมการและเลขานุการ 
8. คุณสุทตัตา ศรสุีวรรณ    กรรมการและเลขานุการ 

  ผูร้บัเชญิเขา้ประชมุ 
1. คุณณรงฤทธิ ์ พนัธเ์มอืง   ผูจ้ดัการส่วนเดนิเครื่อง 

 
วาระการประชมุ 

วาระที ่1  ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 
วาระที ่2  การรบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีผ่่านมา 
วาระที ่3  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
วาระที ่4   เรื่องตดิตามงานหรอืขอ้เสนอแนะจากทีป่ระชุมครัง้ทีผ่่านมา 
วาระที ่5  เรื่องการรายงานสภาพการณ์ทีไ่ม่ปลอดภยั 
วาระที ่6  เรื่องการรายงานสภาพการณ์ทีไ่ม่ปลอดภยัเพื่อปรบัปรงุแกไ้ข 
วาระที ่7   วาระอื่นๆ (ถา้ม)ี 

 
วาระท่ี การด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ก าหนดเสรจ็ 

1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
- เน่ืองจากเขา้สู่ฤดฝูนแลว้ ขอใหทุ้กท่านรกัษาสุขภาพอนามยั และระมดัระวงัพวก

สารเคมแีละน ้ามนัไม่ใหร้ัว่ไหลลงรางระบายน ้าฝนแลว้ไหลสู่รางของนิคมฯ หาก
ท่านใดพบเหน็ปัญหาใหแ้จง้ safety และก าชบั รปภ. ใหช้่วยดจูดุเชื่อมต่อกบัการ
นิคมฯ 

 
คณะกรรมการฯ 

 
ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

2 การรบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ีผ่านมา 
- รบัรองการประชมุครัง้ทีผ่่านมา ไม่มขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

คณะกรรมการฯ  

3 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 เร่ืองทัว่ไป 

คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

3.1.1 จ านวนเครื่อง AED และตูย้าไดด้ าเนินการตดิตัง้ทัง้หมด 3 จุดไดแ้ก่ ชัน้ 
1 ตึก Admin , ห้อง CCR ตึก E&C, ชัน้ 1 ตึก WS ทัง้นี้ ทางส่วนงาน SHE จะ
ด าเนินการตดิตัง้ขอ้มลูประกอบและวธิกีารใชต้่อไป 

3.1.2 แ จ้ ง ย้ า ย จุ ด ร วมพลจ า ก จุ ด เ ดิ ม ที่ ทิ ศ ใ ต้  switchyard เ ป็ นทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของอาหาร Admin เพื่อให้สอดคล้องและสะดวกต่อกรณี
ฉุกเฉิน โดยทาง PPM ใหช้ี้แจง้เรื่องเวลาในการอพยพในเอกสารแผนฉุกเฉิน โดย
คุณสายนัตจ์ะน าส่งเอกสารแผนฉุกเฉินทางอเีมลล ์เพื่อใหท้วนสอบอกีครัง้ 

3.1.3 แจง้พืน้ทีสู่บบุหรี ่ทัง้หมดม ี3 จุด ไดแ้ก่ ลานจอดรถตกึ Admin, ใต้ตกึ 
E&C และด้านข้างตึก WS ทัง้นี้ ในส่วนของพื้นที่การก่อสร้างโครงการ remote 
substation โดยผู้รบัเหมา ได้มกีารก าหนดพื้นที่สูบบุหรี่ ประกอบด้วยที่เขีย่บุหรี่
และถงัดบัเพลงิภายในพืน้ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

3.1.4 พืน้ทีค่วบคุม หมายถงึ พืน้ทีห่ลงัเสน้สแีดงถอืเป็นพืน้ทีค่วบคุม ทุกท่าน
จะต้องปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดที่ป้ายความปลอดภยัระบุไว ้พื้นที่สเีขยีวเป็นพืน้ทีท่ี่
อนุโลมการสวมใส่อุปกรณ์ PPE ทางคุณสายันต์แจ้งว่า จะก าหนดการอนุโลม
ส าหรบัผูเ้ยีย่มชม ในเอกสาร visitor control เป็นล าดบัถดัไป 

 
          3.2 ผลตรวจวดัด้านส่ิงแวดล้อม 

   3.2.1 คุณภาพน ้าทิง้อยู่ในเกณฑม์าตรฐานทัง้หมด 
   3.2.2 คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทัง้หมด 

 
3.3 สถิติอบุติัเหตุและรายงานการเกิดอบุติัเหตุ 

3.3.1 ชัว่โมงการท างาน 111,132 ชัว่โมงการท างาน โดยคดิรวมของพนักงาน
และผูร้บัเหมา ตัง้แต่ ม.ค.-ก.ค.2567 

3.3.2 ชัว่โมงการท างาน 130,836 ชัว่โมงการท างาน โดยคดิรวมของพนักงาน
และผู้ร ับเหมา ตัง้แต่ COD ทัง้นี้ ทาง PPM ก าหนดให้เป้าหมายเป็น 500,000 
ชัว่โมงการท างานโดยไม่เกดิอุบตัเิหตุแบบ LTI  

3.3.3 ไม่มรีายงานอุบตัเิหตุ 
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

3.4 การปฏิบติัตามกฎหมายและใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้อง 
3.4.1 การน าส่งรายงานและใบอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
     จากหวัขอ้เรื่องการจดัการสิง่ปฏิกูลหรอืวสัดุไม่ใชแ้ล้วในล าดบัที ่3 ทาง PPM 
แจง้พจิารณาใหจ้ดัการเรื่องสถานทีจ่ดัเกบ็ขยะ ใหน้ าเกบ็ในหอ้ง special tool โดย
ใหท้างคุณวศิรุตด าเนินการเรื่องการเคลยีรห์อ้ง Special Tool เพื่อใชเ้ป็นทีเ่กบ็ขยะ
ส าหรบั BPAT3 

3.4.2 การอบรมตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 รายงานระบบการจดัการด้านความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม ISO 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.6 แจ้งนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม และประกาศ
แต่งตัง้ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจดัการอาชีวอนามยั ความปลอดภยั 
และส่ิงแวดล้อม คือคณุสายนัต์ อ่อนโพธาเป็น OSHEMR 



 
 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

4 เร่ืองติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากท่ีประชมุครัง้ท่ีผ่านมา 
คุณสายนัตแ์จง้ขอ้มลู ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ต่อเนื่องโดย
อา้งองิตาม
แผนงาน 

5 เร่ืองการรายงานสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั 
ปัญหาทีพ่บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

ท่ี รปู รายละเอียด

1 พบไอน ้ำมนับรเิวณ STG BPAT2&3

2 ตดิป้ำย เฉพำะผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง/มหีน้ำทีร่บัผดิชอบ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

เร่ืองการรายงานสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั (ต่อ) 
ปัญหาทีพ่บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รปู รายละเอียด

3
พจิำรณำเปลีย่นรูปแบบส ำหรบักนัตก โดยพจิำรณำ

งบประมำณดว้ย

4 ตดิเบอร์โทรภำยใน / ฉุกเฉิน / ภำยนอก

5
PPM : เสนอใหม้เีป็นรำวกนัตกขนำดเลก็ ประมำณ คบื-

ครึง่ศอก / hard barricade

6 ยำ้ยจุดวำงใหม่+ตเีสน้+ตดิตัง้ป้ำยบ่งชี้

7 ตูไ้ฟ จะตอ้งมสีญัลกัษณ์ระวงัไฟฟ้ำดดู
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

เร่ืองการรายงานสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั (ต่อ) 
ปัญหาทีพ่บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิม่เตมิ : คุณณรงฤทธิ ์แจง้ว่าพนักงานส่วนงาน Maintenance พบเจอปัญหางเูขา้ไปในรถจกัรยานยนต์ จงึ

ขอเสนอใหบ้รษิทัก าจดัแมลงด าเนินหาวธิป้ีองกนัและก าจดังดูว้ย 

 

6 เร่ืองแจ้งเพื่อพิจารณา 
             6.1 เสนอก าหนดการฝึกซอ้มแผนฉุกเฉิน ประจ าปี 2567 
 
 

คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

ท่ี รปู รายละเอียด

8 หำจุดวำงบนัได WTP : ท ำตวัแขวนบนัได

9 รอกรมโรงงำนอนุมตัใหส้่งก ำจดั

10

พจิำรณำเปลีย่นวสัดุใหม้คีวำมทนทำนมำกยิง่ขึน้ เพิม่เตมิ
 : คณุณรงฤทธิแ์จง้ปัญหำจุด eye wash ในหอ้งเคม ีโดย
ใหค้ณุทกัษพร ส่งรูปภำพประกอบปัญหำทีพ่บ เพือ่แกไ้ข

ต่อไป

11 ยำ้ยทีอุ่ปกรณ์ดดูซบั

13 -
เนื่องจำก พนกังำนส่วนงำน Maintenance พบเจอปัญหำ
งูเขำ้ไปในรถจกัรยำนยนต ์จงึขอเสนอใหบ้รษิทัก ำจดั

แมลงด ำเนนิหำวธิป้ีองกนัและก ำจดังูดว้ย
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
             6.2 ร่างระเบยีบปฏบิตักิารเตรยีมความพรอ้มและตอบสนองแผนฉุกเฉิน 
                       - คุณสายนัตบ์รรยายตามระเบยีบปฏบิตังิาน เรื่อง การเตรยีมความพรอ้ม 
                  และตอบสนองแผนฉุกเฉิน ซึง่ทาง PPM เสนอใหคุ้ณสายนัตส่์งขอ้มลูทาง 
                  อเีมลล ์เพื่อให ้คปอ. ร่วมกนัทวนสอบ 
         

7 วาระอ่ืนๆ 
- คุณณรงฤทธิแ์จง้คุณสายนัตม์อบหมายให ้รปภ.ปัน่จกัรยานน าทางรถใหญต่ัง้แต่

ประตูทางเขา้ จนถงึพืน้ทีป่ฏบิตังิาน เพื่อควบคมุความเรว็และป้องกนัอุบตัเิหตทุี่
อาจจะเกดิขึน้ภายในโรงไฟฟ้า 

 

คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

การประชุมครัง้ถดัไป : วนัศุกรท์ี ่13 กนัยายน พ.ศ. 2567 
เวลา Walkdown : 14.00-15.00 น. , Meeting 15.15 น. 
สถานที ่ Meeting Room 1 at Admin Building BPAT2&3 / Conference meeting 
บนัทกึการประชมุโดย : นางสาวสุทตัตา ศรสุีวรรณ 
 

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle



 
 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

รายงานการประชมุคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
ครัง้ท่ี 2/2567 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 และ 3 จ ากดั 
ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 1 สิงหาคม 2567 เวลา 15.00 น. ท่ีห้องประชมุ 1 อาคาร Admin และทาง Microsoft Team 

 
คณะกรรมการฯทีเ่ขา้ประชมุ 

1. คุณปัณณพฒัน์ เมธปัีญญาวงษ์   ประธานกรรมการ 
2. คุณจกัรพงษ์ สงูสนัเขตร   กรรมการ 
3. คุณธรีพงศ ์ โพธิว์งั     กรรมการ 
4. คุณลมัพสุทธิ ์ปารริตัน์    กรรมการ 
5. คุณมนตร ีฉตัรจนิดากุล    กรรมการ 
6. คุณทกัษพร อ่อนทอง    กรรมการ 
7. คุณสายนัต ์อ่อนโพธา    กรรมการและเลขานุการ 

 ผูร้บัเชญิเขา้ประชมุ 
1. คุณมาณพ ลอืศรทัธา   ผูจ้ดัการส่วนบ ารุงรกัษา 

 
วาระการประชมุ 

วาระที ่1  ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 
วาระที ่2  การรบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีผ่่านมา 
วาระที ่3  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
วาระที ่4   เรื่องตดิตามงานหรอืขอ้เสนอแนะจากทีป่ระชุมครัง้ทีผ่่านมา 
วาระที ่5  เรื่องการรายงานสภาพการณ์ทีไ่ม่ปลอดภยั 
วาระที ่6  เรื่องการรายงานสภาพการณ์ทีไ่ม่ปลอดภยัเพื่อปรบัปรงุแกไ้ข 
วาระที ่7   วาระอื่นๆ (ถา้ม)ี 

 
วาระท่ี การด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ก าหนดเสรจ็ 

1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
- พายุฝนฟ้าคะนอง ใหร้ะวงัเรื่องลมพดัจ าพวกสิง่ของและอุปกรณ์ ใหเ้กบ็และปิด

ลอ็คอย่างด ี

 
คณะกรรมการฯ 

 
ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

2 การรบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ีผ่านมา 
- รบัรองการประชมุครัง้ทีผ่่านมา ไม่มขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

คณะกรรมการฯ  

3 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 เร่ืองทัว่ไป 
     3.1.1 ปัญหาเขม่าควนัจากปล่อง บรษิทั อ่างทองธญัชาต ิจ ากดั 
      ไดม้กีารส่งหนังสอืเพื่อแจง้ปัญหาแลว้ หากไดร้บัรอ้งเรยีนจากพนักงานอกีครัง้
ให้แจ้ง คปอ. เพื่อนัดหมายบริษัท อ่างทองธญัชาติ ในการก าหนดและติดตาม
มาตรการต่อไป 

คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

     3 .1 .2 การแต่ งตัง้คณะท างานระบบการจัดการ ISO45001:2018 และ 
ISO14001:2015 ซึ่งประกอบด้วยทุกส่วนงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการ
เป็นไปตามแผนงาน โดยที่ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้าใหน้ าเอกสารเกีย่วกบัความปลอดภยั
ไปตดิทีบ่อรด์ประชาสมัพนัธท์ัง้ 3 ตกึ 
   3.1.3  การแต่งตัง้ผูป้ฏบิตังิานกบัปัน้จัน่  

          3.2 ผลตรวจวดัด้านส่ิงแวดล้อม 
   3.2.1 คุณภาพน ้าทิง้อยู่ในเกณฑม์าตรฐานทัง้หมด 
   3.2.2 คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทัง้หมด 

3.3 สถิติอบุติัเหตุและรายงานการเกิดอบุติัเหตุ 
3.3.1 ชัว่โมงการท างาน 156,656 ชัว่โมงการท างาน โดยคดิรวมของพนักงาน

และผูร้บัเหมา ตัง้แต่ ม.ค.-ก.ค.2567 
3.3.2 ชัว่โมงการท างาน 176,160 ชัว่โมงการท างาน โดยคดิรวมของพนักงาน

และผู้ร ับเหมา ตัง้แต่ COD ทัง้นี้ ทาง PPM ก าหนดให้เป้าหมายเป็น 500,000 
ชัว่โมงการท างานโดยไม่เกดิอุบตัเิหตุแบบ LTI  

3.3.3 ไม่มรีายงานอุบตัเิหตุในเดอืนสงิหาคม 2567 
3.4 การปฏิบติัตามกฎหมายและใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้อง 

3.4.1 การน าส่งรายงานและใบอนุญาต 
 
 
 
 
 

                การซอ้มแผนฉุกเฉิน ทางผูจ้ดัการโรงไฟฟ้าใหห้าวนัเพื่อซกัซอ้มอพยพในเดอืน 
          พฤศจกิายน จะจดักจิกรรมการซอ้มดงันี้ 
                รอบที ่1  จะฝึกซอ้มเป็น Day time ทีม่พีนักงานทุกส่วนงานร่วมการซอ้ม 
                รอบที่ 2 จะฝึกซ้อมในวันหยุดหรือ Night time ที่มีเพียงพนักงาน OPT อยู่      
                           (พจิารณาเป็นล าดบัถดัไป) 
                คุณจักรพงษ์ OPT ร้องขอเบอร์โทรหน่วยงานภายนอกให้น าไปติดที่ Ctrl. 
room 

3.4.2 การอบรมตามกฎหมาย 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

     ผู้จ ัดการโรงไฟฟ้าให้ออกบัตรส าหรับผู้ได้รับอนุญาตในการใช้งานเครน,  
โฟลค์ลฟิท ์โดยใหร้ะบุวนัหมดอายุไปดว้ย 
3.5 รายงานระบบการจดัการด้านความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม ISO 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 เร่ืองติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากท่ีประชมุครัง้ท่ีผ่านมา 
คุณสายนัตแ์จง้ขอ้มลู ; 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ต่อเนื่องโดย
อา้งองิตาม
แผนงาน 



 
 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

5 เร่ืองการรายงานสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั 
ปัญหาทีพ่บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

เร่ืองการรายงานสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั (ต่อ) 
ปัญหาทีพ่บ 
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

เร่ืองการรายงานสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั (ต่อ) 
ปัญหาทีพ่บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพิม่เตมิ :  

      -      คุณจกัรษงษ์ แจง้ปัญหาเชือ้ราในหอ้ง Chemist room / Tool Room และหอ้งท างานของคุณณรง

ฤทธิท์ีต่กึ E&C โดยทาง Mechanic ไดต้รวจสอบแลว้พบความชืน้ดา้นบนฝ้าและฉนวนทีท่อ่แอรม์นี ้าซมึ

ออกมา และคุณมนตรจีะตรวจสอบและตดิตามสถานะของ NOD ตวันี้ และเสนอประเดน็อื่นๆทีพ่บเจอ 

- คุณลมัพสุทธิแ์จง้ปัญหารงันก โดยใหค้นสวนเป็นผูร้บัผดิชอบ 

- คุณมนตรแีจง้ปัญหาสภาพของอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency kit mobile โดยจะตอ้งน าถุงซปิใส่

อุปกรณ์ PPE 

 

6 เร่ืองแจ้งเพื่อพิจารณา 
             ไม่ม ี        
 

- 
 

- 
 

7 วาระอ่ืนๆ 
  ไม่ม ี
 

คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

ท่ี รปู รายละเอียด ผูร้บัผิดชอบ Improvement

15
ไม่มทีีจ่ดัเกบ็ โดยมี
อุปกรณ์คนสวนมาอยู่

ภายในหอ้งดว้ย
Mechanic

รอท าตามแผนงาน
ของ Mechanic 
โดยมโีซ่ลอ็คกนัลม้

16 มนี ้าฝนขงั เกดิตะไคร่ Chemist
ท าความสะอาด 

ขดัพืน้

17
PPM : แนะน าใหม้ตีวัลอ็ค
 แต่รอขอ้คอมเมนตจ์าก

ผู้ตรวจ
SHE

รอขอ้คอมเมน้ท์
จากผู้ตรวจ

18 พบถงั CO2 กลางแจง้ SHE
SHE น าทมี Helper

 เพือ่ยา้ยจุด
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

การประชุมครัง้ถดัไป : วนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2567 
เวลา Walkdown : 14.00-15.00 น. , Meeting 15.15 น. 
สถานที ่ Meeting Room 1 at Admin Building BPAT2&3 / Conference meeting 
บนัทกึการประชมุโดย : นางสาวสุทตัตา ศรสุีวรรณ 
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

รายงานการประชมุคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
ครัง้ท่ี 4/2567 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 และ 3 จ ากดั 
ประชมุเมื่อวนัศกุรท่ี์ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 15.00 น. ท่ีห้องประชมุ 1 อาคาร Admin และทาง Microsoft Team 

 
คณะกรรมการฯทีเ่ขา้ประชมุ 

1. คุณปัณณพฒัน์ เมธปัีญญาวงษ์   ประธานกรรมการ 
2. คุณจกัรพงษ์ สงูสนัเขตร   กรรมการ 
3. คุณวศิรุต หวงัสะแล่ะฮ ์     กรรมการ 
4. คุณลมัพสุทธิ ์ปารริตัน์    กรรมการ 
5. คุณมนตร ีฉตัรจนิดากุล    กรรมการ 
6. คุณทกัษพร อ่อนทอง    กรรมการ 
7. คุณสายนัต ์อ่อนโพธา    กรรมการและเลขานุการ 
8. คุณสุทตัตา ศรสุีวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 

 ผูร้บัเชญิเขา้ประชมุ 
1. คุณณรงฤทธิ ์ พนัธเ์มอืง   ผูจ้ดัการส่วนเดนิเครื่อง 
2. คุณชยัวฒัน์  ค าวงศ ์   ผูจ้ดัการแผนกอาวุโสส่วนเดนิเครื่อง 

 
วาระการประชมุ 

วาระที ่1  ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 
วาระที ่2  การรบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีผ่่านมา 
วาระที ่3  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
วาระที ่4   เรื่องตดิตามงานหรอืขอ้เสนอแนะจากทีป่ระชุมครัง้ทีผ่่านมา 
วาระที ่5  เรื่องการรายงานสภาพการณ์ทีไ่ม่ปลอดภยั 
วาระที ่6  เรื่องการรายงานสภาพการณ์ทีไ่ม่ปลอดภยัเพื่อปรบัปรงุแกไ้ข 
วาระที ่7   วาระอื่นๆ (ถา้ม)ี 

 
วาระท่ี การด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ก าหนดเสรจ็ 

1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
- เน่ืองจากชว่งนี้เป็นชว่งงาน RMI ขอใหพ้นักงานชว่ยสอดส่องผูร้บัเหมาว่ามกีาร

ท างานหรอืพฤตกิรรมทีสุ่่มเสีย่งหรอืไม่ รวมถงึรางระบายน ้าว่ามกีารแอบทิง้สิง่ของ
หรอืมคีราบน ้ามนัเจอปนหรอืไม่ และเรื่องการคดัแยกขยะ 

- วนัที ่12 พฤศจกิายน 2567 จะม ีEGCO เขา้มาดรูะบบการจดัการความปลอดภยั
และสิง่แวดลอ้ม โดยมอบหมายใหท้างคุณสายนัตป์ระสานใหท้มีคนสวนตดัหญา้
และปรบัปรุงดแูลพืน้ทีส่เีขยีวส าหรบัการรบัแขกครัง้นี้ดว้ย 
 
 

 
คณะกรรมการฯ 

 
ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

Administrator
Rectangle



 
 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

2 การรบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ีผ่านมา 
- ขอเปลีย่นการแสดงการอนุญาตในการปฏบิตังิานบางประเภททีต่อ้งผ่านการอบรม 

เปลีย่นจากการท าบตัรเพื่อแสดงสทิธิไ์ดร้บัการอนุญาต ิเป็นการตดิสตกิเกอรท์ี่
หมวกแทน ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้าอนุมตั ิ

SHE  

3 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 เร่ืองทัว่ไป 
      3.1.1 การแจง้การปิดถนนเพื่อหลกีเลี่ยงพืน้ทีท่ีม่งีาน RMI ซึ่งทางคุณสายนัต์
ไดแ้จง้ผ่านทางอเีมลล์ คุณณรงฤทธิพ์บปัญหาทีเ่กิดจากผูร้บัเหมา เสนอใหม้กีาร
ติดป้ายแสดง Route line และปิดกัน้พื้นที่ใหค้รอบคลุม พร้อมทัง้ก าชบัผูร้บัเหมา
ใหท้ราบถงึพืน้ทีท่ีปิ่ดกัน้ คุณสายนัตร์บัด าเนินการ 

          3.2 ผลตรวจวดัด้านส่ิงแวดล้อม 
   3.2.1 คุณภาพน ้าทิง้อยู่ในเกณฑม์าตรฐานทัง้หมด 
   3.2.2 คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทัง้หมด 

3.3 สถิติอบุติัเหตุและรายงานการเกิดอบุติัเหตุ 
3.3.1 ชัว่โมงการท างาน 178,456 ชัว่โมงการท างาน โดยคดิรวมของพนักงาน

และผูร้บัเหมา ตัง้แต่ ม.ค.-ก.ค.2567 
3.3.2 ชัว่โมงการท างาน 197,960 ชัว่โมงการท างาน โดยคดิรวมของพนักงาน

และผู้ร ับเหมา ตัง้แต่ COD ทัง้นี้ ทาง PPM ก าหนดให้เป้าหมายเป็น 500,000 
ชัว่โมงการท างานโดยไม่เกดิอุบตัเิหตุแบบ LTI  

3.3.3 ไม่มรีายงานอุบตัเิหตุในเดอืนกนัยายน 2567 
3.4 การปฏิบติัตามกฎหมายและใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้อง 

3.4.1 การน าส่งรายงานและใบอนุญาต 

 
 
 

 

คณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

3.4.2 การอบรมตามกฎหมายและการอบรมความปลอดภยั 

                3.4.3 อพัเดทกฎหมายและใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้ง 
     - ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
          เรื่อง แบบแจง้การใชง้านหรอืยกเลกิารใชง้านหมอ้น ้า หมอ้ต้มที่ใชข้องเหลวเป็นสื่อ
น าความรอ้นหรอืภาชนะรบัแรงดนั และผลการทดสอบความปลอดภยัในการใชห้มอ้น ้า หรอื
หมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสื่อความรอ้น (มผีลบงัคบัใชว้นัที ่16/10/2567) 

- ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  
เรื่อง แบบทดสอบความปลอดภยัในการใชห้มอ้น ้า(มผีลบงัคบัใชว้นัที ่16/10/2567) 

- ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
เรื่อง หลกัสูตรการฝึกอบรมผู้บงัคบัปั้นจัน่ ผู้ให้สญัญาณ ผู้ยดึเกะ หรอืผู้ควบคุม
การใช้ปั้นจัน่ และการฝึกอบรมทบทวนการท างานเกี่ยวกบัปั้นจัน่ (มผีลบงัคบัใช้
วนัที ่16/10/2567) 

- ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
เรื่อง ก าหนดรูปภาพการใชส้ญัญาณมอืในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏบิตังิานเกีย่วกบั
ปัน้จัน่ (มผีลบงัคบัใชว้นัที ่16/10/2567) 
 
3.5 รายงานระบบการจดัการด้านความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม ISO 

 
 

 
 
 

คณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

4 เร่ืองติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากท่ีประชมุครัง้ท่ีผ่านมา 
คุณสายนัตแ์จง้ขอ้มลู ; 

 

คณะกรรมการฯ ต่อเนื่องโดย
อา้งองิตาม
แผนงาน 

5 เร่ืองการรายงานสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั 
ปัญหาทีพ่บ 

 
 

คณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รูป รายละเอียด ผูร้บัผิดชอบ Improvement

1
พบไอน ้ำมนับรเิวณ STG 

BPAT2&3
สว่นงำน Mechanic

Mec โมดฟิำยด์ท่อใหม่

 คุณณรงค์ฤทธิเ์สนอ

ให้ถ้ำมำตรฐำนป้องกนั

ช่วงครำวก่อน

2
ตดิป้ำย เฉพำะผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง/มี

หน้ำทีร่บัผดิชอบ

สว่นงำน Safety และ 

OPT

จดัท ำป้ำยไม่ให้มกีำร

กดตวั Breaker แลว้น ำ

ให้ OPT ไปตดิตัง้

3

พจิำรณำเปลีย่นรูปแบบส ำหรบั

กนัตก โดยพจิำรณำ

งบประมำณด้วย

สว่นงำน Mechanic
ตดิตัง้ประตูแทน โดย

สลบัอุปกรณ์กบัจุดอืน่

4
ตดิป้ำยขอ้มลูทีจ่ ำเป็น เช่น 

วธิกีำรใช้ เป็นต้น

สว่นงำน Safety และ 

OPT

ทำง Safety จะปรกึษำ

กบั OPT ถงึวธิกีำรใช้

งำน และน ำไปตดิตัง้ไว้

ทีอุ่ปกรณ์ พรอ้มทัง้

อบรมภำยใน

5

PPM : เสนอให้มเีป็นลกัษณะตวั

 U คว ่ำ จำกเกรทติ้งหนึง่ไปถงึ

อกีเกรทติ้งหนึง่ และให้ทำง 

SHE ส ำรวจพืน้ทีอ่ืน่ๆร่วมกบั 

OPT พจิำรณำตำมกำรใช้งำน

Mechanic

PPM มอบหมำยงำนให้

 Mechanic ออก PR 

เพือ่ improve ต่อไป

6
ยำ้ยจุดวำงใหม่+ตเีสน้+ตดิตัง้

ป้ำยบ่งชี้
SHE

ยำ้ยจุดวำงใหม่+ตี

เสน้+ตดิตัง้ป้ำยบ่งชี้ 

และคุณณรงฤทธิใ์ห้ม ี

check sheet ทุกเดอืน 

โดย SHE รบัผดิชอบ

Administrator
Rectangle



 
 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

เร่ืองการรายงานสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั (ต่อ) 
ปัญหาทีพ่บ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

คณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รูป รายละเอียด ผูร้บัผิดชอบ Improvement

6
ยำ้ยจุดวำงใหม่+ตเีสน้+ตดิตัง้

ป้ำยบ่งชี้
SHE

ยำ้ยจุดวำงใหม่+ตี

เสน้+ตดิตัง้ป้ำยบ่งชี้ 

และคุณณรงฤทธิใ์ห้ม ี

check sheet ทุกเดอืน 

โดย SHE รบัผดิชอบ

7
พจิำรณำเปลีย่นวสัดุให้มคีวำม

ทนทำนมำกยิง่ขึน้
SHE

SHE จดัหำ Budget 

เพือ่เปลีย่นอุปกรณ์ 

คุณณรงฤทธิเ์สนอเพือ่

พจิำรณำ วำ่หำวสัดุที่

ทนแต่แพง และวสัดุที่

ไม่แพง แต่ต้องเปลีย่น

บ่อย

8 พจิำรณำยำ้ยจุดตดิตัง้ SHE
ยำ้ยทีอุ่ปกรณ์ให้อยูใ่น

ทีร่่มและตดิตัง้ป้ำย

9 - น ้ำกระเด็นออกนอกขอบกัน้ได้ SHE / Chemist
ถอนกำรตดิตัง้ตวั body

 shower

10 ไม่มอุีปกรณ์กนัลืน่ SHE
SHE จดัซือ้เพือ่น ำไป

ตดิตัง้กนัลืน่

11
ไม่มทีีจ่ดัเก็บ โดยมอุีปกรณ์คน

สวนมำอยูภ่ำยในห้องด้วย
Mechanic Mechanic ด ำเนนิกำร

12 พบถงั CO2 กลำงแจ้ง SHE
SHE น ำทมี Helper 

เพือ่ยำ้ยจุดไปไวใ้นทีร่่ม

Administrator
Rectangle



 
 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

เร่ืองการรายงานสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั (ต่อ) 
ปัญหาทีพ่บ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รูป รายละเอียด ผูร้บัผิดชอบ Improvement

13
ฝำ eye wash / ถงัดบัเพลงิไม่ม ี

tag ไม่มถุีงคลุม / ถงัไม่ได้แขวน
SHE SHE ด ำเนนิกำร

14
เครื่องจกัรกดีขวำงทำงเขำ้-

ออกห้องเคมี
Chemist/OPT ด ำเนนิกำรจดัหำทีใ่หม่

15
Over Pressure Guage ทีถ่งั

ดบัเพลงิบรเิวณ waste storage
SHE

คุณสำยนัต์แจ้งวำ่ไม่

อนัตรำย

16
ฝัง่ BPAT3 ไม่ม ีsafety case 

ป้องกนัตกขึน้ทีส่งู

17 Hot Surface SHE ตดิตัง้ป้ำย

18 ป้ำยระวงัชนศรีษะ SHE / OPT

คุณณรงฤทธิแ์นะน ำให้

ก ำหนดให้เป็นกำรทำสี

ได้เลย โดยทำง OPT 

จะมำเบกิเทปเหลอืง-

ด ำจำก SHE แลว้ OPT

 จะน ำไปตดิหน้ำงำน

Administrator
Rectangle



 
 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

เร่ืองการรายงานสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั (ต่อ) 
ปัญหาทีพ่บ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

คณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รูป รายละเอียด ผูร้บัผิดชอบ Improvement

19
พบถงัสำรเคมอียูก่ลำงทำง ไม่

พบชื่อหรอืสถำนะกำรใช้งำน
OPT บ่งชี้สถำนะกำรใช้งำน

20
ไม่มกีำรลอ็คหรอื isolate 

อุปกรณ์นี้ ซึง่สง่ผลกบั GT ได้
OPT

จดัหำกุญแจเพือ่ลอ็ค

กำรเปิดใช้งำนจำก

บุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง

21
พบสว่นทีโ่ผล่พน้จำกขอบเขต

พืน้ทีก่ำรวำง
SHE

คุณสำยนัต์

ประสำนงำนผูร้บัเหมำ

เพือ่จดัระเบยีบพืน้ที่

22 วชัพชืขึน้ใหม่ All

ถอน/ก ำจดั และทำง 

OPT จะประสำนงำน

กบัทำง Admin เพือ่

ก ำจดั

23 รถ ผรม. จอดทีพ่ ืน้ทีก่ำรท ำงำน SHE

ชี้แจง รปภ. และเน้นย ำ

ผูร้บัเหมำตัง้แต่ตอน

อบรม

24 พบสำยยำงไม่มพีืน้ทีจ่ดัเก็บ OPT / Chemist
จดัหำพืน้ทีเ่พือ่จดัเก็บ

สำยเคมี

Administrator
Rectangle



 
 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 

เร่ืองการรายงานสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั (ต่อ) 
ปัญหาทีพ่บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิม่เตมิ :  
      -      คุณณรงฤทธิแ์จง้ว่า หากพบปัญหาหรอืประเดน็ใด ใหท้างผูร้บัผดิชอบแจง้ Due 
date ไดเ้ลย เพื่อจะได ้follow up และปิดประเดน็ได ้

 

คณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

6 เร่ืองแจ้งเพื่อพิจารณา 
        -  สุทตัตา เสนอใหม้กีจิกรรม Big Cleaning Day ไดข้อ้สรุปว่า ใหจ้ดัเดอืนละ 1 ครัง้ 
ทุกวนัศุกรส์ปัดาหท์ี ่3 ของเดอืน หลงัจากการ O&M Daily Meeting จนถงึ 12.00 น. โดย
ทาง SHE จะจดัท าแผนการ Big Cleaning แลว้ส่งใหพ้จิารณาอกีท ี

- 
 

- 
 

7 วาระอ่ืนๆ 
- คุณสายนัตแ์จง้เรื่องแผนฉุกเฉิน ว่าไดม้กีารส่งขอ้มลูไปทางอเีมลลแ์ลว้ และจะ

จดัท า scenario แจง้ใหอ้กีครัง้ และจะท าการนัดประชุมทมีฉุกเฉินอกีครัง้ 
- คุณชยัวฒัน์ แจง้ คุณสายนัต ์เรื่องสุนัขทีเ่ขา้มาภายในโรงไฟฟ้า คุณชยัวฒัน์กไ็ด้

ก าชบั รปภ. และ safety ฝัง่ Remote sub. Project เพื่อป้องกนัปัญหานี้ดว้ย 

SHE ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

การประชุมครัง้ถดัไป : วนัที ่21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
เวลา Walkdown : 14.00-15.00 น. , Meeting 15.15 น. 
สถานที ่ Meeting Room 1 at Admin Building BPAT2&3 / Conference meeting 
บนัทกึการประชมุโดย : นางสาวสุทตัตา ศรสุีวรรณ 
 

ท่ี รูป รายละเอียด ผูร้บัผิดชอบ Improvement

25

คุณณรง8Nฤทธิป์รกึษำ

ผูจ้ดักำรโรงไฟฟ้ำถงึกำร

จดักำรพืน้ที่

PPM
ผูบ้รหิำรหำแนวทำงที่

เหมำะสม

26
คุณณรงค์ฤทธิเ์สนอให้มกีำร

น ำหนิมำลงหน้ำพืน้ที ่GMRS
SHE

ให้พจิำรณำส ำหรบัปี

หน้ำ

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle
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