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บทที่ 2 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากการด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที ่24 ตุลาคม 2567 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมต่างๆ และส ารวจสภาพพ้ืนที่โครงการ การตรวจสอบเอกสารการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน และด าเนินการแก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าวพร้อมทั้งท าการถ่ายภาพ เพ่ือใช้ประกอบในการจัดท ารายงานฯ ตามที่เสนอไว้ใน
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
(ครั้งที่ 1) ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.7/14972 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ทางโครงการมอบหมายให้ บริษัท 
เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                
มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การรวบรวมและทบทวนข้อมูลโครงการ 

1) การทบทวนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการปัจจุบัน 

2) การทบทวนรายละเอียดโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

3) การทบทวนรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

2. บุคลากรร่วมติดตามตรวจสอบพ้ืนที่โครงการ (Walk through survey) 

1) ผู้น าติดตามตรวจสอบของโครงการ 

2) คณะผู้ติดตามตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด  
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2.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  
ตามที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่   
ทส 1009.7/14972 ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2560 ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่  1) ของบริษัท  
ร่วมก าลาภพาวเวอร์  จ ากัด โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  
(ระยะด าเนินการ) ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 สรุปไดด้ังตารางที่ 2.2-1 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. มาตรการทั่วไป 

2. คุณภาพอากาศ 

3. คุณภาพน้ า 

4. น้ าใช้ 

5. ระดับเสียง 

6. ระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 

7. คมนาคมขนส่ง 

8. การจัดการของเสีย 

9. สังคม-เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

10. ด้านสุนทรียภาพ 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

12. สาธารณสุขและสุขภาพ 

13. อันตรายร้ายแรง 
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ตารางท่ี 2.2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป     
(1)  ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติ
การด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)  ของบริษัท ร่วม
ก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ตั้งอยู่ที่ต าบลหนองแจง อ าเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการก ากับ 
ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง  

- ภายในพื้นที่
โครงการและพื้นที่
ศึกษา 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)  ของบริษัท ร่วมก าลาภ
พาวเวอร์  จ ากัด อย่างเคร่ งครัด  ตามหนังสือ
เห็นชอบที่  ทส 1009.7/14972 ลงวันที่  23 
พฤศจิกายน 2560  

- - ภาคผนวก ก 
 

(2) ให้บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด น ารายละเอียดมาตรการใน
แผนปฏิบั ติ การด้ านสิ่ งแวดล้ อมไปก าหนดเป็ น เ ง่ื อนไข 
ในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้
เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

- ภายในพื้นที่
โครงการและพื้นที่
ศึกษา 

- โครงการน ารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการ
ด้านสิ่งแวดล้อมไปก าหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาจ้าง
บริษัทผู้รับจ้าง และให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

- -  
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)     
(3) ให้บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด รายงานผลการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิจารณาตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ โดยให้เป็นไป
ตามแนวทางการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ภายในพื้นที่
โครงการและพื้นที่
ศึกษา 

- โครงการได้จัดจ้าง บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย 
จ ากัด จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) ตามหนังสือเห็นชอบ
เลขที่ ทส 1009.7/14972 ลงวันที่ 23 พฤศิจกายน 
2560 และจัดส่งรายงานฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยล่าสุดโครงการจัดส่ง
รายงานฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ตามเอกสารเลขที่ 
RKP.PB022/2567 

- - ภาคผนวก 1ค 
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
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1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)     
(4) ให้บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด มีการบ ารุงรักษา ดูแลการ

ท างานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีเป็นประจ า และ
มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง 

- ภายในพื้นที่
โครงการและพื้นที่
ศึกษา 

- โครงการท าการตรวจสอบ บ ารุงรักษา ดูแลการ
ท างานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ดี เ ป็ น ป ร ะ จ า ทุ ก วั น  ห า ก พ บ ก ร ณี ผิ ด ป ก ติ 
จะท าการซ่อมทันที เพื่ อ ไม่ ให้มีผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนใกล้เคียง โดยในช่วง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบกรณีระบบ
หล่อเย็นท างานผิดปกติ 

- - ภาคผนวก 2ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-6 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)     
(5) กรณีที่ ผลการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 

แสดงให้เห็นแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงกรณีที่มีการ
ร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการด าเนินโครงการ ให้บริษัท 
ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว  
และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดเพชรบูรณ์   
ทราบทุกครั้ง เพื่อประสานให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

- ภายในพื้นที่
โครงการและพื้นที่
ศึกษา 

- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการ
ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากการด าเนินงานของ
โครงการ 

-  - ภาคผนวก 3ค 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-7 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)     
(6) หากมีประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อ     

การด า เนินโครงการ บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์  จ ากัด  
ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้ง
ของชุมชนในพื้นที่ทันที 

- ภายในพื้นที่
โครงการและพื้นที่
ศึกษา 

- โครงการจัดให้มีคณะท างานมวลชนสัมพันธ์   
เพื่อลงพื้นที่พบปะประชาชน เพื่อดูแลและแก้ไข
ปัญหาตามขั้นตอนร่วมกับประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทันทีหากพบประเด็นปัญหาข้อ
วิตกกังวลจากชุมชน  

- - ภาคผนวก 3ค 
- ภาคผนวก 4ค 

(7) เมื่อโครงการด าเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady 
State) แล้ว พบว่า ค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศมีค่าที่ต่ ากวา่
ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว 

- ภายในพื้นที่
โครงการและพื้นที่
ศึกษา 

- จากการด าเนินงานตั้งแต่เปิดด าเนินการในปี 2559 
จนถึงธันวาคม 2567 การด าเนินการผลิตและสภาพ
การผลิตไม่คงตัว โครงการจึงใช้ค่าควบคุมตาม EIA 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

- -  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-8 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)     
(8) ว่าจ้างหน่วยงานกลาง (third party) เพื่อด าเนินการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามแผนการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 

- ภายในพื้นที่
โครงการและพื้นที่
ศึกษา 

 โครงการว่าจ้างหน่วยงานกลาง (third party) ได้แก่ 
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด ด าเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดท ารายงาน 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ งล่าสุด คือ
รายงานฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 และ
น าส่งต่อหน่วยงานท่ีอนุญาต 

- - ภาคผนวก 1ค 
 

(9)  หากมีประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชน 
ต่อการด าเนินโครงการ บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งของ
ชุมชนในพื้นที่ทันที 

- ภายในพื้นที่
โครงการและพื้นที่
ศึกษา 

 โครงการจัดให้มีคณะท างานมวลชนสัมพันธ์   
เพื่อลงพื้นที่พบปะประชาชน เพื่อดูแลและแก้ไข
ปัญหาร่ วมกับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ             
ที่เกี่ยวข้องในทันทีหากพบประเด็นปัญหาข้อวิตก
กังวลจากชุมชน  

 - ภาคผนวก 3ค 
- ภาคผนวก 4ค 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-9 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)     
(10) ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ผลดี-ผลเสียของโครงการ     

ผลการด าเนินการตามมาตรการให้ชุมชนรับทราบ เพื่อสร้างความ
เข้าใจท่ีดี พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินการของโครงการตลอดอายุการด าเนินการ 

- ภายในพื้นที่
โครงการและพื้นที่
ศึกษา 

- โครงการจัดให้มี เจ้ าหน้าที่ ฝ่ าย  CSR รับผิดชอบ 
ในส่วนงานมวลชนสัมพันธ์โดยร่วมกับโรงงานน้ าตาล 
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ าตาล จ ากัด โดยในช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เจ้าหน้าท่ีได้ลงพื้นที่แจกแผน่
พับการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการบริเวณ
ชุมชนโดยรอบ  

- - ภาคผนวก 4ค 
- ภาคผนวก 5ค 
- ภาคผนวก 6ค 

 

(11) กรณีที่มีผู้ร้องเรียนของชุมชนต่อการด าเนินการของโครงการ 
บริษัทฯ ต้องรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและให้บันทึก 
เป็นรายงานไว้ด้วย 

- ภายในพื้นที่
โครงการและพื้นที่
ศึกษา 

- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการไม่ไดร้บั
เรื่องร้องเรียนจากการด าเนินงานของโครงการ 

-  - ภาคผนวก 3ค 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-10 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)     
(12) จัดให้มีผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษและ

ผู้ปฏิบัติงานประจ าเครื่องระบบบ าบัดมลพิษ 
- ภายในพื้นที่

โครงการและพื้นที่
ศึกษา 

- โครงการจัดให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน
ประกอบด้วย ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบ
บ าบัด และผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัด โดยขึ้น
ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหนังสือที่ อก 
0313/3305 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2567 

- - ภาคผนวก 7ค 
 

(13)  ให้น าหลักเทคโนโลยีสะอาดและการลดของเสียมาใช้เพื่อ
ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

- ภายในพื้นที่
โครงการและพื้นที่
ศึกษา 

- โครงการได้น าหลักการลดของเสียมาปฏิบัติ โดยได้น า
เ ศษ เหล็ ก  โ ลหะ  และกระดาษกลับมา ใ ช้ ใหม่   
เพื่ อป้องกันและหลีก เลี่ยงปัญหาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

- - ภาคผนวก 8ค 
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1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)     
(14)  หากบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด มีความประสงค์จะขอ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการป้องกัน
และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแผนปฏิบัติการด้าน
สิ่ ง แ วดล้ อม  ให้ บ ริ ษั ท  ร่ ว มก า ล าภพาว เ วอร์  จ า กั ด  
แจ้งหน่วยงานผู้อนุญาตพิจารณา ดังนี้ 

- ภายในพื้นที่
โครงการและพื้นที่
ศึกษา 

- โครงการยั ง ไม่ มี ความจ า เป็นต้ อง เปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและ 
แ ก้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ไ ด้ เ ส น อ ไ ว้ ใ น 
รายงานฯ ซึ่งหากโครงการมีความจ าเป็นจะเปลีย่นแปลง
จะด าเนินการเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ห น่ ว ย ง า น อนุ ญ า ต ต า ม ขั้ น ต อน ขอ งก ฎ ห ม า ย  
โดยปัจจุบัน (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 
โครงการได้ยึดปฏิบัติตามมาตรการที่ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจาก สผ. ตามหนังสือที่ ทส 1009.7/14972    
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 

- - ภาคผนวก ก 
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1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)     
 (14.1 )  หากหน่ วยงานผู้ อนุมั ติ หรื ออนุญาต เห็นว่ าการ

 เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า 
 หรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
 วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ
 ไว้แล้ ว  ให้หน่วยงานผู้ อนุมัติหรืออนุญาตรับจด
 แจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
 ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไปพร้อมทั้งให้จัดท าส าเนาการ
 เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจุดแจ้งไว้ แจ้งให้
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม เพ่ือทราบ 

 - โครงการยังไม่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกัน 
และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ ได้ เสนอไว้ 
ในรายงานฯ ซึ่งหากโครงการมีความจ าเป็นจะ
เปลี่ยนแปลง จะด าเนินการตามที่เสนอรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยงานอนุญาตตามขั้นตอน
ของกฎหมาย โดยปัจจุบัน (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2567) โครงการได้ยึดปฏิบัติตามมาตรการ
ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก สผ. ตามหนังสือ    
ที่ ทส 1009.7/14972 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2560 

- - ภาคผนวก ก 
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1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)     
(14.2) ห ากหน่ ว ย ง านอนุ มั ติ ห รื อ อนุญาต  เ ห็ น ว่ า  ก า ร

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  อาจกระทบต่อสาระส าคัญ 
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต 
จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง
ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง 
และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการ
เปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือทราบ 

 - โครงการยังไม่มีความจ า เป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและ     
แก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แ วดล้ อมที่ ไ ด้ เ ส นอ ไ ว้ ใ น 
รายงานฯ ซึ่ งหากโครงการมีความจ า เป็ นจะ
เปลี่ยนแปลงจะด าเนินการตามที่เสนอรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยงานอนุญาตตามขั้นตอน
ของกฎหมาย โดยปัจจุบัน (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2567) โครงการได้ยึดปฏิบัติตามมาตรการ  
ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก สผ. ตามหนังสือที่ 
ทส1009.7/14972 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 

- - ภาคผนวก ก 
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2. คุณภาพอากาศ     
(1)  การควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางปล่องระบายอากาศ     
1)  ควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอากาศ 

กรณีที่ใช้ชานอ้อยเป็นเช้ือเพลิง มีค่าควบคุมแต่ละปล่องหม้อน้ า กรณี
เดินเครื่องปกติ ดังนี ้

- หม้อไอน้ า - ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่สามารถ
ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายได้ 
เนื่องจากเป็นช่วงฤดูปิดหีบอ้อย ซึ่ งโครงการหยุด
กิจกรรมการผลิตและด าเนินการซ่อมบ ารุง 

 
 

- - 

1.1)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากหม้อน้ าขนาด 200 ตัน/ช่ัวโมง  
ไม่เกิน 46 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตราการระบาย 3.36 
กรัม/วินาที/ปล่อง) และหม้อน้ าขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง ไม่เกิน 
46 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตราการระบาย 3.91 กรัม/
วินาที/ปล่อง) 

  

1.2)  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) จากหม้อน้ าขนาด 200 ตัน/
ช่ัวโมง ไม่เกิน 140 ส่วนในล้านส่วน (อัตราการระบาย 19.22 
กรัม/วินาที/ปล่อง) และหม้อน้ าขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง ไม่เกิน 
140  ส่วนในล้านส่วน (อัตราการระบาย 22.37 กรัม/วินาที/
ปล่อง)   
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2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)     
1.3)  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) จากหม้อน้ าขนาด 200 

ตัน/ช่ัวโมง ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน (อัตราการระบาย 
3.82 กรัม/วินาที/ปล่อง) และหม้อน้ าขนาด 120 ตัน/
ช่ัวโมง ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน (อัตราการระบาย 4.45 
กรัม/วินาท/ีปล่อง) 

 - ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่สามารถ
ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายได้ 
เนื่องจากเป็นช่วงฤดูปิดหีบอ้อย ซึ่ งโครงการหยุด
กิจกรรมการผลิตและด าเนินการซ่อมบ ารุง 

 
 

  

อ้างอิงที่สภาวะมาตรฐาน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 
1 บรรยากาศ ท่ีสภาวะแห้ง โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินใน
การเผาไหม้ (% excess air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรอากาศ
เสียที่ออกซิเจนส่วนเกิน (% excess oxygen) ร้อยละ 7 
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2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)     
2) ก าหนดให้ท าการพ่นเขม่า (Soot Blow) วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ  

30 นาที โดยใช้ไอน้ า ควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศจาก
ปล่องระบายอากาศ มีค่าควบคุมแต่ละปล่องหม้อน้ า กรณีเดินเครื่อง
พ่นเขม่า ดังนี ้

2 .1) ฝุ่ นละอองรวม (TSP) จากหม้อน้ าขนาด 200 ตัน/ช่ัวโมง  
 ไม่ เ กิน  57 มิ ลลิ กรัม /ลูกบาศก์ เมตร (อั ตราการระบาย 
 4.16 กรัม/วินาที/ปล่อง) และหม้อน้ าขนาด 120 ตัน/ ช่ั ว โ ม ง  
 ไม่เกิน 57 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตราการระบาย 4.48 กรัม/
 วินาที/ปล่อง 

- หม้อไอน้ า - ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่สามารถ
ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย
ได้ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูปิดหีบอ้อย ซึ่งโครงการหยุด
กิจกรรมการผลิตและด าเนินการซ่อมบ ารุง 

 
 

- - 
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2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)     
2.2)  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) จากหม้อน้ าขนาด 200 

ตัน/ช่ัวโมง ไม่เกิน 140 ส่วนในล้านส่วน (อัตราการระบาย 
19.22 กรัม/วินาที/ปล่อง) และหม้อน้ าขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง 
ไม่เกิน 140 ส่วนในล้านส่วน (อัตราการระบาย 22.37 กรัม/
วินาที/ปล่อง)   

    

2.3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (SO2) จากหม้อน้ าขนาด 200  
ตัน/ช่ัวโมง ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน (อัตราการระบาย 
3.82 กรัม/วินาที/ปล่อง) และหม้อน้ าขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง 
ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน (อัตราการระบาย 4.45 กรัม/วินาท/ี
ปล่อง) 

อ้างอิงที่สภาวะมาตรฐาน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 
บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ง โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผา
ไหม้  (% excess air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรอากาศเสียที่
ออกซิเจนส่วนเกิน (% excess oxygen) ร้อยละ 7 
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2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)     
- ติดตั้ งระบบติดตามตรวจสอบการระบายสารมลพิษจาก 

ปล่ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ( Continuous Emission Monitoring : 
CEMs) ทุกปล่อง 

- หม้อไอน้ า -  โครงการด าเนินการติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบการ
ระบายของสารมลพิษจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs) 
ที่ปล่อง A และ B เพื่อติดตามตรวจสอบมลสารที่
ระบายออกจากปล่อง ได้แก่  Particulate, NOx  
และ SO2  

- - รูปที่ 1 การติดตั้ง 
CEMs 

- ภาคผนวก  74ค 
 

- ควบคุมค่าความชื้นของเชื้อเพลิงในการป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของ
หม้อไอน้ า ไม่เกินร้อยละ 50 

- หม้อไอน้ า - โครงการด าเนินการตรวจสอบและควบคุมค่า
ความช้ืนของเช้ือเพลิง (กากอ้อย) โดยมีแผนก
วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพเฝ้าระวังความช้ืนของ
เชื้อเพลิง (กากอ้อย) ไม่ใหเ้กินร้อยละ 50 

- - รูปที่ 2 เครื ่องตรวจวัด
ความช้ืนอ้อย 

- ภาคผนวก  9ค 

- จัดท าวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการเดินเครื่อง  
โดยมีเนื้อหาครอบคลุม การควบคุม การตรวจสอบ การซ่อม
บ ารุงรักษาระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 

- หม้อไอน้ า - โครงการมีการจัดท าเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการควบคุมการเดินเครื่องให้สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการท างานและการปฏิบัติงานของพนักงาน 

- - ภาคผนวก  10ค 
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2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)     
- จัดท าแผนบ ารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) 

หม้อไอน้ า ระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศและอุปกรณ์ประกอบทุก
ส่วน เพื่อคงประสิทธิภาพของระบบต่างๆ โดยก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและลดความเสี่ยงที่อุปกรณ์ดังกล่าวจะ
ช ารุดเสียหายในระหว่างการผลิต 

- หม้อไอน้ า - โครงการมีการจัดท าแผนซ่อมบ ารุงหม้อไอน้ า ระบบ
บ าบัดมลพิษทางอากาศและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบต่างๆ และลด
ความเสี่ยงของอุปกรณ์จะช ารุดเสียหายในระหว่าง
การผลิต 

- - ภาคผนวก 11ค 

- หาก ESP chamber ใดขัดข้องจนประสิทธิภาพลดลง โครงการต้อง
ลดก าลังการผลิตของ Boiler เพื่อควบคุมการระบายฝุ่นไม่ให้เกิน
ค่าที่ก าหนด แต่ถ้า ESP เกิดขัดข้องจนไม่สามารถท างานได้ทั้งระบบ 
โครงการต้องหยุดเดินระบบหม้อไอน้ า โดยการหยุดป้อนชานอ้อย
เข้าห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ า 

- ระบบบ าบดัมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบ
ปัญหา ESP Chamber ขัดข้อง หากเกิดการขัดข้อง
โครงการจะด าเนินการหยุดเดินระบบหม้อไอน้ าและ
ตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นทันที  

- - ภาคผนวก 12ค 
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2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)     
- จัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมมลพิษ

ทางอากาศให้มีจ านวนเพียงพอ เพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซมเมื่อระบบ
ควบคุมมลพิษทางอากาศขัดข้องได้ทันที 

- ระบบบ าบดัมลพิษ 
ทางอากาศ 

- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ส ารอง 
ที่จ าเป็นเกี่ยวกับระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 
หากระบบควบคุมมลพิษทางอากาศเกิดการขัดข้อง
สามารถแก้ไขซ่อมแซมได้ทันที 

- -  ร ูป ที ่ 3  อ ุป ก ร ณ์
อะไหล่ส ารอง 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน 
ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล
ปฏิบัติงานประจ าและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล 
ส าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (พ.ศ. 2545) 

- ระบบบ าบดัมลพิษ 
ทางอากาศ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบบ าบัด
มลพิษประจ าเครื่องระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 
โดยมีการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
ประจ าโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตาม
หนังสือ ที่ อก 0313/3305 ลงวันที่ 1 เมษายน 
2567 

- - ภาคผนวก 7ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)     
- ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการเดินเครื่องของโครงการ เพื่อให้พนักงาน

เดินเครื่องใช้เป็นแนวทางในการท างาน 
- พื้นที่โครงการ - โครงการจัดท า เอกสารแนวทางปฏิบัติ ในการ

เดินเครื่องระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ (ESP) 
- - ภาคผนวก 10ค 

- ท าการประเมินประสิทธิภาพของระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 
ปีละ 1 ครั้ง โดยการเก็บตัวอย่างอากาศก่อนผ่านการบ าบัดและหลัง
การบ าบัดค านวณประสิทธิภาพของการบ าบัด 

- ระบบบ าบดัมลพิษ 
ทางอากาศ 

- โครงการว่าจ้างบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อม จ ากัด  
ให้เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพอากาศก่อนการบ าบัดและ
หลังการบ าบัดระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการบ าบัด พบว่า ปล่อง
หม้อน้ าขนาด 200 ตัน/ชม. (A) มีประสิทธิภาพของ
การบ าบัดเท่ากับร้อยละ 99.1 และปล่องหม้อน้ า
ขนาด 200 ตัน/ชม. (B) มีประสิทธิภาพของการบ าบัด
เท่ากับร้อยละ 96.6 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-22 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)     
- จัดท าเอกสารขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานกรณีระบบ

ควบคุมมลพิษขัดข้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเปิดด าเนินการเพื่อ
สามารถควบคุมและเฝ้าระวังการเดินเครื่องให้มีค่าคุณภาพอากาศที่
ระบายออกปล่องอยู่ในเกณฑ์ควบคุมตลอดเวลา 

- พื้นที่โครงการ - โครงการจัดท าเอกสารขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานกรณีระบบควบคุมมลพิษขัดข้อง เพื่อใช้ใน
การควบคุมและเฝ้าระวังการเดินเครื่อง 

- - ภาคผนวก 13ค 

- ประสานความร่วมมือกับโรงงานน้ าตาล ในการน ากลไกการตลาดมาใช้
ในการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อย โดยการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรตัดอ้อยสด ลดการเผาอ้อย เพื่อช่วยลดฝุ่นละอองที่เกิดจาก
การเผาใบอ้อยและการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของใบอ้อยในการ
ปรับสภาพดินในพ้ืนท่ีแปลงปลูก 

- พื้นที่โครงการ - โครงการมีการประสานความร่วมมือกับโรงงานน้ าตาล
ในการน ากลไกการตลาดมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการ
เผาอ้อยโดยการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ลดการเผา
อ้อย พร้อมทั้งมีการก าหนดอ้อยที่โรงงานไม่รับซื้อ 
เช่น อ้อยขึ้นรา อ้อยสกปรก เป็นต้น และอ้อยที่จะท า
การตัดราคา (30 บาท) ขึ้นกับลักษณะอ้อยท่ีน ามาเข้า
โรงงาน 

- - รูปที่ 4 ป้ายรณรงค์
เรื่องลดการเผาอ้อย 

- ภาคผนวก 14ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)     
(2)  การควบคุมการ ฟุ้ งกระจายของ ฝุ่นจากการล า เลี ย ง 
ชานอ้อย 

    

- ระบบสายพานล าเลียงที่ใช้ต้องเป็นระบบปิดครอบ เพื่อลดการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่ เกิดขึ้นระหว่างการล าเลียงเข้าสู่ 
ห้องเผาไหม้และไปยังลานกองชานอ้อยตลอดแนว 

- ระบบสายพาน
ล าเลียงเช้ือเพลิง 

- โครงการท าการปิดครอบระบบสายพานล าเลียง 
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่ เกิดขึ้น
ระหว่างการล าเลียงเข้าสู่ห้องเผาไหม้และไปยังลาน
กองชานอ้อยตลอดแนว 

- - รูปที่  5  สายพาน
ล าเลียงชานอ้อย 

- จัดให้มีระบบสายพานล าเลียงชานอ้อยแบบปิดเข้าสู่หม้อไอน้ าและ
สายพานล าเลียงไปยังลานกองชานอ้อยตลอดแนว 

- ระบบสายพาน
ล าเลียงเช้ือเพลิง 

- โครงการท าการปิดครอบระบบสายพานล าเลียง 
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่ เกิดขึ้น
ระหว่างการล าเลียงเข้าสู่ห้องเผาไหม้และไปยังลาน
กองชานอ้อยตลอดแนว 

- - รูปที่  5  สายพาน
ล าเลียงชานอ้อย 
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โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-24 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
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ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

(2)  การควบคุมการ ฟุ้ งกระจายของ ฝุ่นจากการล า เลี ย ง 
ชานอ้อย (ต่อ) 

    

- จัดให้มีท่อ (Chute) ต่อจากปลายสายพานล าเลียงลงมายังกอง 
ชานอ้อยในพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย 

- ระบบสายพาน
ล าเลียงเช้ือเพลิง 

-  โครงการมีการติดตั้ง Chute ต่อจากปลายสายพาน
ล าเลียงลงมายังกองชานอ้อย 

- - รูปที่ 6 ท่อ Chute 
ต่ อจากสายพาน
ล าเลียงชานอ้อย 

- ใ ช้รถตัดเกลี่ยกองชานอ้อยให้ เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนด  
โดยกองชานอ้อยต้องมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร 

- ระบบสายพาน
ล าเลียงเช้ือเพลิง 

- โครงการมีรถเกลี่ยกองชานอ้อยให้เป็นไปตาม
รูปแบบที่มาตรการก าหนดโดยก าหนดให้กองชาน
อ้อยมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร 

- - รูปที่ 7 รถตัดเกลี่ย
กองชานอ้อย 
- รู ปที่  8  กองชาน

อ้อย 
- ด าเนินการตรวจสอบและซ่อมบ ารุง  Chute ให้มีสภาพพร้อม 

ใช้งานก่อนฤดูเปิดหีบเป็นประจ าทุกปี 
- ระบบสายพาน

ล าเลียงเช้ือเพลิง 
-  โครงการตรวจสอบและซ่อมบ ารุง Chute ให้มีสภาพ

พร้อมใช้งานก่อนเปิดหีบและมีการติดตามตรวจสอบ
อยู่เสมอ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
พบว่า Chute มีสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ 

- - รูปที่ 6 ท่อ Chute 
ต่อจากสายพาน
ล าเลียงชานอ้อย 
- ภาคผนวก 15ค 
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โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)     
   (3)  การควบคุมการฟุ้งกระจายจากลานกองชานออ้ย     
- กองชานอ้อยต้องมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร และมีความลาดชัน

ด้านข้างไม่เกิน 60 องศา และต้องมีการบดอัดชานอ้อย เพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นจากชานอ้อย 

- ลานกองชานอ้อย - โครงการจั ดให้มี รถส าหรับ เกลี่ ยกองชานอ้อย 
ให้มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร และมีความลาดชัน 
ด้านข้างไม่เกิน 60 องศา และมีการบดอัดชานอ้อย 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากชานอ้อย 

- - รูปที่ 7 รถตัดเกลี่ยกอง
ชานอ้อย 
- รูปที่ 8 กองชานอ้อย 

- ปลูกต้นไม้ล้อมรอบพื้นที่ลานกองชานอ้อย โดยเริ่มด าเนินการปลูก
ตั้งแต่ในระยะก่อสร้าง และใช้ไม้ขนาดกลางหรือไม้ขนาดใหญ่ใน
การปลูก เพื่อให้สามารถด าเนินการป้องกันฝุ่นได้ในระยะอันรวดเรว็ 
โดยปลูก 3 แถว สลับฟันปลา เพื่อสร้างทัศนียภาพและป้องกัน
กระแสลมที่พัดเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ (พรรณไม้ที่ปลูกจะพิจารณาจาก
พรรณไม้ที่มีศักยภาพในการลดมลพิษและเลือกปลูกต้นไม้ที่มีใบ
หนาและเป็นไม้ประจ าถิ่น เช่น อโศกอินเดีย สนประดิพัทธ์ สบู่ด า 
ต้นหว้า ตะแบก ยางแดง มะฮอกกานีใบใหญ่ แคแสด ยางนา ประดู่
บ้าน สะแบง มะขาม ต้นหลิว และต้นสน เป็นต้น) 

-  ลานกองชานอ้อย - โครงการท าการปลูกต้นอโศกอินเดีย 3 แถว สลับฟัน
ปลา ล้อมรอบพื้นที่ลานกองชานอ้อย ปัจจุบันต้นไม้
ดังกล่าวยังมีขนาดเล็กอยู่ระหว่างการเจริญเติบโตโดย
มีความสูงประมาณ 3-4 เมตร ซึ่งโครงการได้จัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีดูแลบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 

- - รูปที่ 9 พื้นที่สีเขียวรอบ
กองชานอ้อย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-26 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)     
- สร้างโครงเหล็กติดตาข่ายประเภทเอททีลีนความหนาแน่นสูง (High 

Density Polyethylene; HDPE) ซึ่งมีขนาดตา 4 x 4 มิลลิเมตร สูง 
15 เมตร ล้อมรอบพื้นที่ลานกองชานอ้อย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นจากชานอ้อย 

-  ลานกองชานอ้อย - โครงการสร้างโครงเหล็กติดตาข่ายสูง 15 เมตร 
ล้อมรอบพื้นที่ลานกองชานอ้อย เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นจากชานอ้อย พร้อมทั้งให้มีการ
ตรวจสอบสภาพของตาข่ายเป็นประจ าทุกเดือน  

- - รูปที่ 10 โครงเหล็กติด
ตาข่ายล้อมรอบกอง
ชานอ้อย 
- ภาคผนวก 16ค 

- ติดตั้งถุงลม (Wind Sock) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตทิศทาง 
การพัดของลมและใช้เป็นสัญญาณในการป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองที่ลานกองเชื้อเพลิงในทิศทางใต้ลม 

-  ลานกองชานอ้อย - โครงการมีการติดตั้งถุงลม (Wind Sock) บริเวณ
อาคารสูงใกล้พื้นที่ลานกองชานอ้อย เพื่อใช้สังเกต
ทิศทางของลม 

- - รูปที่ 11 
 ถุงลม  (Wind Sock) 
บริเวณพื้นที่ลานกอง
ชานอ้อย 

- ด าเนินการตรวจสอบตาข่ายที่ติดล้อมรอบพื้นที่ลานกองชานอ้อย
เป็นประจ าทุกเดือนและหากโครงเหล็กหรือตาข่ายขาดหรือช ารุดให้
ด าเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จทันที 

-  ลานกองชานอ้อย - โครงการมีการตรวจสอบตาข่ายที่ติดล้อมรอบพื้นที่
ลานกองชานอ้อยเป็นประจ าทุกเดือน 
  
 

- - รูปที่ 10 โครงเหล็กติด
ตาข่ายล้อมรอบกอง
ชานอ้อย 
- ภาคผนวก 16ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-27 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)     
- ท าการพ่นละอองน้ าให้ครอบคลุมกองชานอ้อยในพื้นที่อย่าง

สม่ าเสมอเป็นประจ าทุกวัน เพื่อลดฝุ่นละออง 
-  ลานกองชานอ้อย - โครงการมีการติดตั้ งอุปกรณ์การฉีดน้ าพรมกอง        

ชานอ้อย เพื่อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่นละออง  
โดยท าการฉีดพ่นน้ าเป็นประจ าทุกวัน 

- - รูปที่  12 อุปกรณ์
ก า ร ฉี ด พ ร ม น้ า
บริเวณกองชานอ้อย 

- กรณีการโปรยชานอ้อยลงสู่กองเก็บชานอ้อยจะต้องติดตั้งท่อ 
(Chute)/ ครอบกันฝุ่นฟุ้งกระจายที่สามารถปรับความยาวของ
ครอบกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ตามความสูงของ 
ชานอ้อย 

-  ลานกองชานอ้อย - ในช่วงที่มีการโปรยชานอ้อยลงสู่กองเก็บชานอ้อย
โครงการมีการติดตั้งท่อ Chute เพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง 

- - รูปที่ 6 ท่อ Chute 
ต ่อจากสายพาน
ล าเลียงชานอ้อย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-28 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)     
(4)  พ้ืนที่ลานกองเก็บเถ้าและการขนส่งเถ้า     
- ติดตั้งถุงลม (Wind Sock) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตทิศทาง 

การพัดของลมและใช้เป็นสัญญาณในการป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองที่ลานกองเถ้า 

-  พื้นที่ลานกองเก็บ   
เถ้า 

- โครงการด าเนินการติดตั้ งถุงลม (Wind Sock) 
บริเวณพื้นที่ลานกองเถ้า เพื่อใช้สังเกตทิศทางของ
ลม และใช้เป็นสัญญาณในการสงัเกตการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองที่ลานกองเถ้า 

- - รูปที่ 11  
ถุงลม  (Wind Sock)  
บริเวณพื้นที่ลานกอง
เถ้า 

- ปลูกต้นไม้ล้อมรอบพื้นที่ลานกองชานอ้อย โดยเริ่มด าเนินการปลูก
ตั้งแต่ในระยะก่อสร้าง และใช้ไม้ขนาดกลางหรือไม้ขนาดใหญ่        
ในการปลูก เพื่อให้สามารถด าเนินการป้องกันฝุ่นได้ในระยะ
อันรวดเร็ว โดยปลูก 3 แถว สลับฟันปลา เพื่อสร้างทัศนียภาพและ
ป้องกันกระแสลมที่พัดเข้าสู่พื้นที่ โครงการ  (พรรณไม้ที่ปลูก           
จะพิจารณาจากพรรณไม้ที่มีศักยภาพในการลดมลพิษและเลือก
ปลูกต้นไม้ที่มีใบหนาและเป็นไม้ประจ าถิ่น เช่น สบู่ด า ต้นหว้า 
ตะแบก ยางแดง มะฮอกกานีใบใหญ่ แคแสด ยางนา ประดู่บ้าน 
มะม่วงป่า อโศกอินเดีย สะแบง มะขาม ต้นหลิว และต้นสน เป็นต้น 

-  พื้นที่ลานกองเก็บ   
เถ้า 

- โครงการปลูกต้นอโศกอินเดีย 3 แถว สลับฟันปลา 
ล้อมรอบพื้นที่ลานกองชานอ้อย ปัจจุบันต้นไม้
ดังกล่าวยังมีขนาดเล็กอยู่ระหว่างการเจริญเติบโต 
โดยมีความสูงประมาณ 3-4 เมตร ซึ่งโครงการได้จัด
ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 

- - รูปที่ 9  
พื้นที่สีเขียวรอบกอง
ชานอ้อย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-29 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)     
- กรณีที่เถ้าแห้งเกิดการฟุ้งกระจายให้ท าการฉีดพ่นน้ าให้ครอบคลุม

กองเถ้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเป็นประจ า เพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

-  พื้นที่ลานกองเก็บ
เถ้า 

- โครงการมีการฉีดพ่นน้ าให้เถ้าขณะล าเลียงเถ้าใน
รางล าเลียง และฉีดพ่นน้ าบริเวณลานกองเถ้าอย่าง
สม่ าเสมอเป็นประจ า เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง 

- - รูปที่ 13  
รางล าเลียงเถ้า 
- รูปที่ 14 

ลานกองเถ้า 

- รถบรรทุกที่เข้ามารับขนเถ้าต้องมีวัสดุรองพื้นท่ีบรรทุกมีกรุแผงข้าง
และฝาท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายและตกหล่น โดยรถบรรทุกดังกล่าวจะต้องเข้าช่ังน้ าหนักรถ
เปล่าที่ห้องช่ัง แล้วน ารถเข้ามารับเถ้า ณ จุดที่โครงการก าหนด 
ตรวจสอบความเรียบร้อยในการบรรทุก โดยไม่ให้มีจุดรั่วไหลของเถ้า
ออกจากรถ จากนั้นช่ังน้ าหนักรถอีกครั้งและบันทึกปริมาณเถ้าที่ขน
ออกไป 

-  พื้นที่โครงการ - โครงการก าหนดให้รถที่มารับขนเถ้าต้องมีวัสดุรอง
พื้นรถบรรทุกกรุแผงข้างและฝาท้ายรถบรรทุก  
ปิดผ้ า ใบมิด ชิด เพื่ อป้องกันการตกหล่น และ          
ฟุ้งกระจายของเถ้า และมีการช่ังน้ าหนักรถบรรทุก
ก่อนออกจากพ้ืนท่ีโครงการทุกครั้ง  

- - รูปที่ 15  
รถบรรทุกขนเถ้า 
- ภาคผนวก 17ค 
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3. คุณภาพน้ า     
- จัดสร้างระบบรวบรวมน้ าภายในพื้นท่ีโครงการแยกระหว่าง

น้ าฝนและน้ าเสียก่อนและรวบรวมน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัด
ของโรงงานน้ าตาล 

- พื้นที่โครงการ - โครงการมีการแยกระหว่างน้ าฝนกับน้ าเสียอย่างชัดเจน โดย
รางระบายน้ าฝนที่ไม่มีการปนเปื้อน จะน าเข้าบ่อน้ าดิบ และ
น้ าเสียรวมทั้งรางระบายน้ าฝนท่ีมีการปนเปื้อนจะน าเข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโรงงานน้ าตาล 

- - รูปที่ 16 ระบบบ าบัด
น้ าเสีย 

 

- จดบันทึกปริมาณน้ าทิ้งที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไอน้ าก่อน
รวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานน้ าตาลและ
ปริมาณน้ าทิ้งที่น าไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งสรุปและรายงาน
ผลให้หน่วยงานอนุญาตทราบทุก 6 เดือน 

- พื้นที่โครงการ - โครงการมีการจดบันทึกปริมาณน้ าทิ้งที่เกิดขึ้นจากระบบผลิต
ไอน้ าก่อนรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานน้ าตาล 
และบันทึกปริมาณน้ าท้ิงที่น าไปใช้ประโยชน์ในโครงการ 

- - ภาคผนวก 18ค 
 

- น าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้มาก
ที่สุด เช่น รดพื้นที่ปลูกอ้อยและพื้นที่สีเขียวของบริษัทฯ โดย
ไม่มีการระบายทิง้สู่แหล่งน้ าสาธารณะ 

- พื้นที่โครงการ - น้ าท่ีผ่านการบ าบัดแล้วและมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะถูกสูบ
ไปเก็บไว้ยังบ่อพักน้ าทิ้งสุดท้าย เพื่อรอน าไปใช้ประโยชน์
ต่อไป โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 มีการน าน้ า
ที่ผ่านการบ าบัดมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ เช่น รดพื้น
บริเวณลานจอดรถบรรทุก พื้นที่แปลงปลูกอ้อยพื้นที่สีเขียว  
เป็นต้น และจดบันทึกปริมาณการใช้น้ าทุกครั้ง ซึ่งโครงการ
ไม่ได้มีการระบายน้ าทิ้งดังกล่าวออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

- - ร ูปที ่ 17 การน าน้ า
กลับมาใช้ประโยชน์ 
- ภาคผนวก 18ค 
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4. น้ าใช้     
- มีนโยบายหมุนเวียนน้ าท้ิงกลับมาใช้ใหม่ - พื้นที่โครงการ - โ ค ร ง ก า ร น า ม า ต ร ก า ร ไ ป ก า ห น ด เ ป็ น น โ ย บ า ย 

ของโรงงานตามประกาศที่ สวล. RKP 001/2566 เรื่อง
นโยบายหมุนเวียนน้ าทิ้งและมีการด าเนินงานตามนโยบาย
ดังกล่าวโดยการน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วและมีค่าผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการและ
ไม่มีการระบายน้ าออกนอกพ้ืนท่ีบริษัทฯ 

- - รูปที่ 17 การน าน้ า
กลับมาใช้ประโยชน์ 
- ภาคผนวก 19ค 
 

- จัดท าแผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานน้ าตาลสามารถส่ง
น้ าประปาให้โครงการได้อย่างเพียงพอเมื่อประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

- พื้นที่โครงการ - โครงการจัดท าแผนการใช้น้ าของโครงการ โดยระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโรงงานน้ าตาล      
ได้ด าเนินการส่งน้ าให้แก่ทางโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล       
ได้อย่างเพียงพอจึงไม่พบปัญหาการขาดแคลนน้ า 

- -  ภาคผนวก 73ค 
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4. น้ าใช้ (ต่อ)     
- ตรวจสอบสภาพท่อน้ าและซ่อมแซมท่อน้ าท่ีรั่วทันที เพื่อป้องกัน

การสูญเสียน้ า 
- พื้นที่โครงการ - โครงการมีการตรวจสอบสภาพท่อน้ าเป็นประจ า 

ทุกวัน หากพบว่าท่อน้ ารั่วจะท าการซ่อมแซมในทันที 
เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ า 

- - ภาคผนวก 20ค 

- หากเกิดปัญหาขาดแคลนน้ าโครงการต้องลดก าลังการผลิตลง
เพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชน 

- พื้นที่โครงการ - ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการยัง
ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า หากทางโครงการพบ
ปัญหาดังกล่าว โครงการจะพิจารณาลดก าลังการผลิต
ลงตามความเหมาะสม 

- - 
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5. ระดับเสียง     
- จัดท าเส้นระดับเสียงเท่า (Noise Contour) บริเวณพื้นที่โครงการ 

ภายหลังเปิดด าเนินการแล้วภายใน 1 ปี และท าการจัดท าซ้ า 
เป็นประจ าทุก 3 ปี รวมทั้งท าการทบทวนเป็นระยะโดยเฉพาะ 
ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ เป็นต้นก าเนิด 
ของเสียงดังเพื่อใช้ส าหรับวางแผนในการควบคุมและแก้ไขปัญหา
แหล่งก าเนิดเสียงดัง รวมทั้งการก าหนดบริเวณพื้นท่ีที่มีเสียงดังเกิน
กว่ามาตรฐานให้พนักงานได้รับทราบ 

- พื้นที่โครงการ - โครงการด าเนินการตรวจวัดเส้นระดับเสียงเท่า 
(Noise Contour) บริเวณพื้นที่โครงการทุก 3 ปี 
โดยด าเนินการล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 
ส าหรับผลการตรวจวัดเส้นระดับเสียงเท่า (Noise 
Contour) และก าหนดการทบทวนการจัดท าอีกครัง้
ในช่วงปลายปี 2570 

- - รูปที่ 18 สัญลักษณ์/
ป้ายเตือนบรเิวณทีม่ี
ระดับเสียงดัง 
- ภาคผนวก 21ค 

 

- จัดท าสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน        
80 เดซิเบลเอ 

- พื้นที่โครงการ - โครงการติดตั้งสัญลักษณ์ และป้ายเตือนในบริเวณที่
มีระดับเสียงดังเกิน 80 เดซิเบล (เอ) เพื่อก าหนด
เป็นพื้นที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

- - รูปที่ 18 สัญลักษณ์/
ป้ายเตือนบรเิวณทีม่ี
ระดับเสียงดัง 
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5. ระดับเสียง (ต่อ)     
- ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง (silencer) บริเวณวาล์วที่มีเสียงดัง เช่น 

วาล์วของท่อระบายไอน้ า เป็นต้น 
- พื้นที่โครงการ - โครงการท าการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง (Silencer) 

บริเวณวาล์วท่ีมีเสียงดัง 
- - รูปที่ 19 อุปกรณ์ลด

เสียง (Silencer) 
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กลดเสียง และ

ครอบหูลดเสียงส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในพื้นที่      
ที่มีระดับเสียงดังมากกว่า 80 เดซิเบลเอ และมีอุปกรณ์ดังกล่าว
ส ารองไว้อย่างเพียงพอ 

- พื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
( PPE)  ไ ด้ แ ก่  ป ลั๊ ก ล ด เ สี ย ง แ ล ะ ค ร อ บ หู 
ลด เสี ย ง  ส าหรั บพนั ก งานที่ ปฏิ บั ติ ง านหรื อ 
ผู้ ที่ เ ข้ า ไปในพื้ นที่ ที่ มี ร ะดับ เสี ย งดั งมากกว่ า  
80 เดซิเบล(เอ) พร้อมทั้งมีการส ารองอุปกรณ์ PPE 
ไว้อย่างเพียงพอ 

- - รู ปที่  2 0  อุ ปก รณ์
ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (PPE) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-35 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

5. ระดับเสียง (ต่อ)     
- หมั่นตรวจสอบ ดูแล ใช้น้ ามันหล่อลื่น จารบีใส่เครื่องมือ เครื่องจักร 

อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือลดความดังของเสียงจากเครื่องจักร 
- พื้นที่โครงการ - โครงการมีการควบคุมและลดระดับเสียงดั ง 

ของเครื่องจักร โดยหมั่นตรวจสอบ ดูแลเครื่องจักร
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อลดความดังของเสียงจาก
เครื่องจักร 

- - ภาคผนวก 11ค 

- จัดท าแผนงานการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและด าเนินงาน
ตามความถี่ท่ีก าหนด เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเสียงดัง 

- พื้นที่โครงการ - โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง
เครื่องจักร ตลอดจนด าเนินการซ่อมบ ารุงตามแผนที่
ก าหนดไว ้

- - ภาคผนวก 11ค 

- จัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยินตามที่กฎหมายก าหนดและทบทวน
ทุก 1 ปี 

- พื้นที่โครงการ - โครงการด าเนินการจัดท านโยบายโครงการอนุรักษ์
การได้ยิน โดยมีนโยบายเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

- - ภาคผนวก 22ค 
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
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ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

6. ระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม     
- จัดสร้างระบบระบายน้ าฝนภายในพื้นที่โครงการเช่ือมต่อกับ

ระบบระบายน้ าฝนของโรงงานน้ าตาล 
- พื้นที่โครงการ - โครงการจัดสร้างระบบระบายน้ าฝนภายในพื้นที่

โครงการ เชื่อมต่อกับระบบระบายน้ าฝนของโรงงาน
น้ าตาล 

- - รู ป ที่  2 1  ร ะ บ บ
ระบายน้ าภายใน
พื้นที่โครงการ 

- ก าหนดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน้ าและ
ระบบระบายน้ าของโครงการและมีการด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะก่อนเข้าฤดูฝน 

- พื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ า
และระบบระบายน้ าของโครงการเป็นประจ าทุกวัน
หากพบการอุดตันจะท าการขุดลอกทันที  

- - รู ปที่  22  การขุ ด
ลอกรางระบายน้ า
ในพื้นที่โครงการ 

- จัดให้มีรางระบายน้ าล้อมรอบพื้นที่ลานกองชานอ้อย เพื่อรองรับ
น้ า ฝนที่ ต กภ าย ในล านกองชานอ้ อยและร วบร วม เข้ า 
บ่อตกตะกอนก่อนจะหมุนเวียนน้ าที่รวบรวมได้ไปฉีดพรม 
กองชานอ้อยต่อไป หากมีปริมาณน้ าฝนส่วนเกินจะสูบไปยังบ่อ
บ าบัดน้ าเสียของโรงงานน้ าตาลต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - โครงการจัดท ารางระบายน้ าล้อมรอบพื้นท่ีลานกอง
ชานอ้อย เพื่อรองรับน้ าฝนที่ตกภายในบริเวณ      
ลานกองชานอ้อย และรวบรวมเข้าบ่อตกตะกอน 
จากนั้นจึงสูบน้ าต่อไปยังบ่อบ าบัดน้ าเสียของโรงงาน
น้ าตาลต่อไป 

- - รูปที่ 23 รางระบาย
น้ า ร อบ ก อ งช า น
อ้อย 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

7. คมนาคมขนส่ง     
- จัดให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่พนักงานขับรถในเรื่องต่างๆ 

เกี่ยวกับการขนส่ง ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน ข้อก าหนดกฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - โครงการด าเนินการจัดอบรมแนะน าให้พนักงาน 
ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อก าหนดอื่นๆ  
ที่โครงการก าหนดอย่างเคร่งครัด 

- - ภาคผนวก 23ค 

- ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินขณะขนส่ง และท าการฝึกซ้อม
และอบรมให้แก่พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - โครงการก าหนดให้มีแผนฉุกเฉินขณะท าการขนส่ง 
โดยมีการแนะน าให้พนักงานปฏิบัติตามกฎที่
โครงการก าหนดอย่างเคร่งครัด 

- - ภาคผนวก 24ค 

- จัดระเบียบและเวลารับส่งวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ โดย
หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนและก าหนดเส้นทาง 
การขนส่งสารเคมีให้ผ่านพื้นที่ชุมชนน้อยที่สุดและให้พนักงาน
ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการ - โครงการก าหนดเวลารับส่งวัตถุดิบโดยหลีกเลี่ยงการ
ขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยอนุญาตให้ท าการ
ขนส่งได้ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. เท่านั้น 

- - 

- จ ากัดความเร็วรถภายในพ้ืนท่ีโครงการไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ช่ัวโมง - พื้นที่โครงการ - โครงการก าหนดความเร็วรถภายในพื้นที่โครงการ
ไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

- - รูปที่ 24 ป้ายจ ากัด
ความเร็วฯ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สถานที่

ด าเนินการ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

7. คมนาคมขนส่ง (ต่อ)     
- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่คอยอ านวย

ความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ 
- พื้นที่โครงการ - โครงการใช้ทางเข้า-ออกร่วมกับโรงงานน้ าตาลซึ่งได้

จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวก และดูแลการเข้า -ออกของรถทุก
ประเภทด้านหน้าโครงการตลอดเวลาตามมาตรการ
ก าหนด 

- - รู ปที่  2 5  เ จ้ า หน้ าที่
รักษาความปลอดภัยฯ 

- ตรวจสอบเครื่องยนต์/ระบบความปลอดภัยของรถบรรทุกและรถ
รับ-ส่งพนักงานของโครงการเป็นประจ า หากพบว่ามีความบกพร่อง
ต้องรีบด าเนินการแก้ไขก่อนน ามาใช้งาน 

- พื้นที่โครงการ - โครงการมีการก า ชับให้ผู้ รั บ เหมาตรวจสอบ
เครื่องยนต์/ระบบความปลอดภัยของรถบรรทุก      
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย ในส่วนของรถรับ-ส่ง
พนักงานโครงการไม่มีรถรับ-ส่งพนักงาน 

- - 
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ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

7. คมนาคมขนส่ง (ต่อ)     
- จัดให้มีข้อมูลการจัดการในกรณีรถขนส่งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ เช่น 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน         
แนวทางการปฐมพยาบาล หรืออาจใช้เอกสาร “คู่มือป้องกัน
อุบัติภัย” ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดท าขึ้นข้อมูลเหล่านี้ต้องเก็บ
แยกจากหีบห่อบรรจุสินค้าอันตราย 

- พื้นที่โครงการ - โครงการมีการจัดท าเอกสารคู่มือป้องกันอุบัติภัย 
และก าหนดให้บริษัทที่รับผิดชอบขนส่งสารเคมี      
เป็นผู้จัดท า/เตรียมข้อมูลการจัดการในกรณีเกิด
อุบัติเหตุในการขนส่งสารเคมี  

- - ภาคผนวก 25ค 

- ใช้วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยด้านการขนส่ง เช่น การตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ในการจัดการกับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การขับรถในเชิง
ป้องกันอุบัติเหตุ 

- พื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีการจัดการด้านความปลอดภัย โดย
มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานขับ
รถทุกครั้งก่อนมีการขนส่ง และมีการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

- - ภาคผนวก 23ค 
- ภาคผนวก 26ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-40 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

8.  การจัดการของเสีย     
- จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย 3 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป 

ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะอันตรายจากส านักงาน 
- พื้นที่โครงการ - โครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอย 

ไว้ภายในพื้นที่โครงการโดยแบ่งเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และ
ขยะอันตราย 

- - รู ปที่  26  ถั งขยะ
ภ า ย ใ น พื้ น ที่
โครงการ 

- เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทั่วไป ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิด
มิดชิดและสามารถขนถ่ายได้สะดวก ก่อนติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับ
อนุญาตจากทางราชการเข้ามารับไปก าจัดต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - โครงการมีการจัดเตรียมถังขยะแยกประเภทพร้อม
ทั้งมีฝาปิดมิดชิด ท าการรวบรวมขยะมูลฝอยทั่วไป
ให้เทศบาลต าบลหนองไผ่ เป็นผู้เข้ามาเก็บขนเพื่อไป
ก าจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป 

- - รู ปที่  26  ถั งขยะ
ภ า ย ใ น พื้ น ที่
โครงการ 
- ภาคผนวก 27ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

8.  การจัดการของเสีย (ต่อ)     
- ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถรีไซเคิลได้      

ภายในโครงการควรน ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดหรือ 
เก็บรวบรวมไว้ เพื่อให้บริษัทท่ีรับซื้อมาเก็บรวบรวมต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - โครงการมีการเก็บรวบรวมวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถ
รีไซเคิลได้ไว้ภายในพื้นที่จัดเก็บขยะเพื่อส่งให้บริษัท
ที่รับซื้อต่อไป 

- - รูปที่ 26 ถังขยะใน
พื้นที่โครงการ 
- รู ป ที่  2 7  พื้ น ที่

จัดเก็บขยะ 
- ภาคผนวก 27ค 
- ภาคผนวก 28ค 

- จัดให้มีพื้นที่เก็บขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีหลังคา
ปกคลุม เพื่อเก็บกักขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ช่ัวคราว ก่อนติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากทางราชการมา
รับไปก าจัดต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีพื้นที่เก็บขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีหลังคาปกคลุม เพื่อเก็บขยะมูล
ฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วช่ัวคราว ก่อน
ติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ  
มารับไปก าจัดต่อไป  

- - รู ป ที่  2 7  พื้ น ที่
จัดเก็บขยะ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

8.  การจัดการของเสีย (ต่อ)     
- ส่งเสริมการน าหลัก 5R มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย/      

สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ได้แก่ ปฏิเสธ หรืองดการใช้สิ่งของ 
ที่เห็นว่า เป็นการท าลายทรัพยากรและสร้างมลพิษให้เกิดขึ้นแก่
สิ่งแวดล้อม (Reject) การลดการเกิดของเสียที่แหล่งก าเนิด (Reduce) 
การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) การรู้จักซ่อมแซมฟื้นฟูสิ่งของ
เครื่องใช้ที่สึกหรอ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้  (Repair) และการ
ปรับปรุงคุณภาพขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อน า
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  

- พื้นที่โครงการ - โครงการมีการรณรงค์ส่งเสริมการน าของเสียกลับมา
ใช้ใหม่  (Reuse) การรู้จักซ่อมแซมฟื้นฟูสิ่ งของ
เครื่องใช้ที่สึกหรอให้สามารถใช้ประโยชน์ได้  
(Repair) การปรับปรุงคุณภาพขยะมูลฝอย/สิ่ ง
ปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) การลดการเกิดของเสียที่แหล่งก าเนิด 
(Reduce) และปฏิเสธหรืองดใช้สิ่งของที่เห็นว่าเป็น
การท าลายทรัพยากรและสร้างมลพิษให้เกิดขึ้นแก่
สิ่งแวดล้อม (Reject) 

- - ภาคผนวก 8ค 
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โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-43 
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ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

8.  การจัดการของเสีย (ต่อ)     
- เก็บรวบรวมขยะของเสียอันตรายจากส านักงานใส่ในภาชนะ 

ที่เหมาะสม มีฝาปิดมิดชิด และสามารถขนถ่ายได้สะดวกก่อนติดต่อ
ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไป
ก าจัดต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ - โครงการมีการเก็บรวบรวมขยะของเสียอันตราย  
ใส่ในภาชนะที่ เหมาะสม และจัดเก็บไว้ภายใน
โครงการ ให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตมารับไปก าจัด 

- - รูปที่ 28 ภาชนะขยะของ
อ ันตรายพร ้อมตดิป ้าย
ชัดเจน 

- ภาคผนวก 28ค 
- ภาคผนวก 29ค 
- ภาคผนวก 30ค 

- กากของเสียอันตรายหรือปนเปื้อนกากของเสียอันตราย เช่น  
เมมเบรนจากระบบผลิตน้ า RO น้ ามันหล่อลื่นที่เสื่อมสภาพแล้ว 
แบตเตอรี่ใช้แล้ว และฉนวนกันความร้อน ให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้รับไปก าจัด 

-  พื้นที่โครงการ - โครงการมีการเก็บรวบรวมขยะของเสียอันตราย  
ใส่ในภาชนะที่ เหมาะสม และจัดเก็บไว้ภายใน
โครงการ ให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตมารับไปก าจัด 

- - ภาคผนวก 28ค 
- ภาคผนวก 29ค 
- ภาคผนวก 30ค 
 

- เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ของหม้อไอน้ ารวบรวมและให้เกษตรกร
น าไปเป็นสารปรับปรุงดิน 

-  พื้นที่โครงการ - โครงการมีการจัดเก็บเถ้าที่เกิดขึ้นไว้ภายในโครงการ 
และมีเกษตรกรมารับไปเป็นสารปรับปรุงดิน 

- - รูปที่ 15 รถบรรทุกขนเถ้า 
- ภาคผนวก 30ค 
- ภาคผนวก 32ค 
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

8.  การจัดการของเสีย (ต่อ)     
- ท าการสุ่มวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าปีละ 1 ครั้ง       

เพื่อประกอบการอนุญาตน าออกนอกโรงงานจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมก่อนให้เกษตรกรน าไปใช้ในการปรับสภาพดิน 

-  พื้นที่โครงการ - โครงการมีการตรวจสุ่มวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี     
ของเถ้า ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2567 ด าเนินการตรวจ
วิเคราะห์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการตรวจวัด 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ   
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 

- - ภาคผนวก 33ค 

- ขออนุญาตและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการน าของเสียอันตราย
ออกนอกพื้นที่โครงการตามกฎหมายก าหนด รวมทั้งบันทึกชนิด 
ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น และขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ    
โดยระบุผู้รับผิดชอบในการขนส่ง ผู้รับผิดชอบการก าจัดหรือจ าหน่าย 
แหล่งที่ส่งไปก าจัดหรือจ าหน่าย 

-  พื้นที่โครงการ - โครงการมีการ เก็บรวบรวมขยะของเสียอันตราย  
ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม และจัดเก็บไว้ภายในโครงการ  
ให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตมารับไปก าจัด 

- - ภาคผนวก 28ค 
- ภาคผนวก 29ค 
- ภาคผนวก 30ค 
 

- ท าการสุ่มวิ เคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าปีละ 1 ครั้ ง  
เพื่อประกอบการอนุญาตน าออกนอกโรงงานจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมก่อนให้เกษตรกรน าไปใช้ในการปรับสภาพดิน 

-  พื้นที่โครงการ - โ คร งการมี ก ารตรวจสุ่ ม วิ เ ค ร าะห์ อ งค์ ปร ะ กอบ 
ทางเคมีของเถ้า ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2567 ด าเนินการ
ตรวจวิเคราะห์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการ
ตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566  

 - ภาคผนวก 33ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-45 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

8.  การจัดการของเสีย (ต่อ)     
- จัดท าคู่มือการใช้ประโยชน์จากเถ้าแจกให้เกษตรกรผู้มาขอรับเถ้า 

และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรต้องปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด 
ทั้งนี้ให้มีการปรับปรุงคู่มือการใช้ประโยชน์เถ้าให้เป็นข้อมูลที่
ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้
ประโยชน์ของโครงการ 

-  พื้นที่โครงการ - โครงการจัดท าคู่มือการใช้ประโยชน์จากเถ้าแจกให้
เกษตรกรผู้มาขอรับเถ้า และด าเนินการประชาสัมพันธ์
ให้ เกษตรกรที่มารับเถ้าต้องปฏิบัติตามคู่มืออย่าง
เคร่งครัด 

- - ภาคผนวก 34ค 

- ก่อนที่จะมีการแจกจ่ายเถ้าให้กับผู้ขอรับเถ้า เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
ต้องมีการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ขอรับเถ้าทุกครั้งถึงวิธีการจัดเก็บ 
วิธีการใช้ ปริมาณการใช้ และระยะเวลาในการใช้เถ้า 

-  พื้นที่โครงการ - โครงการมีการจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่มาขอรับ
เถ้าไปใช้ก่อนท่ีจะมีการแจกจ่าย 

- - ภาคผนวก 32ค 
- ภาคผนวก 35ค 

- สุ่มเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการน าเถ้าของโครงการ
ไปใช้ประโยชน์ เพื่อวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณโลหะ
หนักในดิน ก่อนและหลังการใส่เถ้าอย่างต่อเนื่องทุกปี 

-  พื้นที่โครงการ - โครงการด า เนินการสุ่ ม เก็บตัวอย่ างดินในพื้นที่
เกษตรกรรมที่มีการน าเถ้าไปใช้ โดยล่าสุดโครงการ
ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างดินบริเวณพื้นที่ที่ก าหนด    
ให้เป็นแปลงอ้อยสาธิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม และ       
26 ตุลาคม 2567 

- - ภาคผนวก 36ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-46 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

8.  การจัดการของเสีย (ต่อ)     
- หากผลวิเคราะห์ดินหลังจากใส่เถ้าแล้วพบว่า มีค่าความเป็นกรด-

ด่าง มากกว่า 7 หรือมีปริมาณโลหะหนักเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 90 ของค่า
มาตรฐานคุณภาพดินส าหรับการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม โครงการ
ต้องแจ้งเกษตรกรให้หยุดการใส่เถ้าในแปลงนั้นๆ และเฝ้าระวังโดย
การเก็บตัวอย่างเพื่อท าการ 

-   พื้นที่โครงการ  -  โครงการตรวจวิ เคราะห์คุณภาพดินหลังใส่ เถ้า 
เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม และ 26 ตุลาคม 2567 หากผล
การวิเคราะห์ พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่าง มากกว่า 
7 หรือมีปริมาณโลหะหนักเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 90 ของ
ค่ามาตรฐานคุณภาพดินส าหรับการอยู่อาศัยและ
เกษตรกรรม ทางโครงการจะด าเนินการแจ้ ง
เกษตรกรให้หยุดการใส่เถ้าในแปลงน้ันๆ  

- - ภาคผนวก 36ค 

- ตรวจสอบภายหลัง จากการตรวจสอบพบว่าค่าเพิ่มขึ้นในปีถัดไป 
หากเกษตรกรจะน าเถ้าไปใช้อีกครั้งจะต้องตรวจสอบค่าความเป็น
กรด-ด่าง หรือปริมาณโลหะหนักในดินก่อนทุกครั้ง 

-   พื้นที่โครงการ - โครงการด าเนินการตรวจวิเคราะห์ดินหลังใส่เถ้าเป็น
ประจ า ทุ กปี แ ล ะ ร วบร วมผล เพื่ อ ต ร ว จ ส อบ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือปริมาณโลหะหนัก  

- - ภาคผนวก 36ค 

- ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรได้รับทราบในกรณีที่มีการน าเถ้าไปใช้
ในการปรับสภาพดิน จะต้องมีการหยุดพักการใช้งานเป็นระยะ       
เพื่อลดโอกาสของการเพิ่มขึ้นของค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือ        
การตกสะสมโลหะหนักในดินเนื่องจากการใช้เถ้า 

-   พื้นที่โครงการ - โครงการด าเนินการอบรมเกษตรกรและแจ้งให้
เกษตรกรรับทราบให้มีการหยุดใส่เถ้าเป็นระยะ  
เพื่อลดโอกาสของการเพิ่มและสะสมของโลหะหนัก 
หรือค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน 

- - ภาคผนวก 32ค 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-47 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
      ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

8.  การจัดการของเสีย (ต่อ)     
- ท าการศึกษาอัตราการใช้เถ้ากากอ้อยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต

ของอ้อย และผลของการใช้เถ้ากากอ้อยร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตอ้อยในดินกรด โดยจะท าการศึกษาโดย
อ้างอิงวิธีการศึกษาของ ณัฐวุฒิ และคณะ (2558) 

-  พื้นที่โครงการ - โครงการด าเนินการศึกษาข้อมูลอัตราการใช้เถ้า
กากอ้อยต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของอ้อย 
และผลของการใช้เถ้ากากอ้อยร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อ
การเจริญเติบโต และให้ผลผลิตอ้อยในดินกรด 
โดยจะท าการศึกษาโดยอ้างวิธีการศึกษาของ  
ณัฐวุฒิ และคณะ (2558) โดยด าเนินการศึกษา
การใช้กากตะกอนกรองอ้อยร่วมกับเถ้ากากอ้อย
ในการปรับปรุงดิน โดยเปรียบเทียบผลวิเคราะห์
ระหว่างก่อนใช้ซึ่งวิเคราะห์ เมื่อปี 2561 และหลัง
ใช้โดยฝ่ายไร่อ้อยจะด าเนินการเปรียบเทียบ       
ผลวิเคราะห์ต่อเนื่องกันทุกปี 

- - ภาคผนวก 37ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-48 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
      ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

8.  การจัดการของเสีย (ต่อ)     
- ระหว่างรอการศึกษาผลการอัตราการใช้เถ้ากากอ้อยต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย และผลของการใช้เถ้ากากอ้อย
ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตอ้อยในดินกรด 
โครงการฯ สามารถน าเถ้ากากอ้อยไปใช้ในนาข้าว (ดังแสดง
รายละเอียดผลการศึกษาของณัฐวุฒิ และคณะ (2558)) ซึ่งได้
ท าการศึกษาผลของการใส่เถ้าไม้ยางพารา (para rubber ash) ที่ได้
จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว
ในดินกรด (acidic soils) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
เพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ซึ่งจะท าให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้นแก่เกษตรกร และเป็น
การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยเคมีเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง 

-  พื้นที่โครงการ - โครงการด าเนินการศึกษาข้อมูลอัตราการใช้เถ้า
กากอ้อยต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของอ้อย 
และผลของการใช้เถ้ากากอ้อยร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อ
การเจริญเติบโต และให้ผลผลิตอ้อยในดินกรด   
โดยจะท าการศึกษาโดยอ้างวิธีการศึกษาของ     
ณัฐวุฒิ และคณะ (2558) โดยด าเนินการศึกษา
การใช้กากตะกอนกรองอ้อยร่วมกับเถ้ากากอ้อย
ในการปรับปรุงดิน โดยเปรียบเทียบผลวิเคราะห์
ระหว่างก่อนใช้ซึ่งวิเคราะห์ เมื่อปี 2561 และ  
หลังใช้โดยฝ่ายไร่อ้อยจะด าเนินการเปรียบเทียบ       
ผลวิเคราะห์ต่อเนื่องกันทุกปี 

- - ภาคผนวก 37ค 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-49 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
      ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

8.  การจัดการของเสีย (ต่อ)     
- ท าการศึกษาอัตราการใช้กากตะกอนหม้อกรองและเถ้ากากอ้อยใน

การปรับปรุงบ ารุงดิน ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย และ
การใช้กากตะกอนหม้อกรองและเถ้ากากอ้อยและปุ๋ยเคมีต่อการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตอ้อยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเสนอ
เป็นแนวทางการบริหารจัดการกากตะกอนหม้อกรองและเถ้ากากอ้อย
อย่างยั่งยืน 

-  พื้นที่โครงการ - โครงการมีการศึกษาอัตราการใช้กากตะกอนหม้อ
กรองและเถ้ากากอ้อยในการปรับปรุงดิน เพื่อเก็บ
ข้อมูลเป็นแนวทางการใช้กากตะกอนหม้อกรอง  

- - ภาคผนวก 37ค 
- ภาคผนวก 38ค 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-50 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
      ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน     
- พิจารณาจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตาม

ความเหมาะสมของลักษณะงานเข้าเป็นพนักงานของโครงการ
เป็นอันดับแรกโดยโครงการต้องท าหนังสือแจ้งการรับสมัครงาน
ไปยังหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่และติดประกาศตามบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ 

- พืน้ท่ีโครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- โครงการประกาศรับสมัครงานโดยติดป้ายบริเวณหน้า
โครงการ ทั้งนี้พิจารณาจัดจ้างบุคคลในท้องถิ่นที่มี
ความสามารถตรงตามลักษณะงานเข้ามาปฏิบัติงาน
ภายในพื้นที่โครงการเป็นอันดับแรก ซึ่งพบว่าพนักงาน
ส่วนใหญ่ของโครงการเป็นคนในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ
75 ของพนักงานท้ังหมด 

- - รูปที่  29 ประกาศ
ประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครงาน 
- ภาคผนวก 39ค 

- จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ข้อมลู
ข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู้ที่รับผิดชอบ
ในการด าเนินงาน ช่องทางการติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน 
พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งผลการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินงานของ
โครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการไม่ได้
รับเรื่องร้องเรียนจากการด าเนินงานของโครงการ 

- - รูปที่ 30 ป้ายแสดง
ช่ องทางรั บ เ รื่ อ ง
ร้องเรียน 
- ภาคผนวก 3ค 
- ภาคผนวก 4ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-51 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
- ก าหนดให้โครงการจัดท าแผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดย

ในแผนงานก าหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือ
โครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะด าเนินการ 
ความถี่ และการประเมินผลด าเนินงาน โดยกิจกรรมที่ท าต้อง
ครอบคลุมชุมชนในพื้นที่ศึกษา เช่น กิจกรรมสุขภาพชุมชนออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมสนับสนุน
งบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่ กิจกรรมการให้ความรู้
แก่นักเรียนนักศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการติดตาม 
ผลจากการด าเนินการของโครงการ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/
การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เป็นต้น ซึ่งแผนดังกล่าวสามารถ
ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เพื่อยกระดับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียงโครงการ 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- โครงการจัดท าแผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
โดยในแผนระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน พร้อมลง
พื้นที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และร่วมท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชน 

- - ภาคผนวก 4ค 
- ภาคผนวก 6ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-52 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้กับชุมชนใน

พื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้สื่อประเภทต่างๆ เช่น แผ่นพับ การติดประกาศ
และการกระจายเสียงตามหอกระจายเสียงในชุมชน โดยทีมมวลชน
สัมพันธ์ต้องลงพื้นที่ท าการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับชุมชน โดยเฉพาะกระบวนการการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของโครงการเพื่อลดความวิตกกังวลของชุมชน รวมทั้งการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น 
การตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเพื่ออ านวย
ความสะดวกของชุมชนและมีเจ้าหน้าที่ของโครงการไปรับเพื่อน า
กลับมาวางแผนในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขข้อเสนอแนะของ
ชุมชน 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- โครงการจัดให้มีคณะท างานมวลชนสัมพันธ์   
เข้าพบปะประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ชุมชน และโครงการเปิดรับฟั งความคิดเห็น 
ของประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
หนังสือ/เอกสาร หรือเข้ามาแจ้งที่โครงการโดยตรง 

- - รูปที่ 30 ป้ายแสดง
ช ่องทางร ับเรื ่อง
ร้องเรียน 

- ภาคผนวก 4ค 
- ภาคผนวก 6ค 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-53 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
- น าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ของโครงการ  

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนที่มีการแปลผล 
ท าให้ชาวบ้านสามารถเข้าใจง่ายตามป้ายประกาศประจ าหมู่บ้าน
หรือบริเวณศูนย์รวมของชุมชน โดยประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือ
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประจ าทุก 6 เดือน 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- โครงการจัดให้มีคณะท างานมวลชนสัมพันธ์   
เข้าพบปะกับชาวบ้าน ผู้น าชุมชน และหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อช้ีแจงให้ข้อมูลในสิ่งที่ชาวบ้านยังมีความ
วิ ตกกั ง วล  และรั บฟั งข้ อคิ ด เห็ นจาก ชุมชน 
และหน่ วยงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมีการแจ้ ง 
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน 
และหน่วยงานท้องถิ่นทราบทุก 6 เดือน 

- - ภาคผนวก 4ค 
- ภาคผนวก 5ค 
- ภาคผนวก 6ค 
- ภาคผนวก 40ค 
- ภาคผนวก 41ค 

- ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมทุกปี และ   
ให้มีการปรับปรุงกิจกรรมให้สอดรับกับความต้องการของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- โครงการด า เนินการและเก็บรวบรวมข้ อมู ล          
การประเมินผลการด า เนินงานของกิจกรรม                 
โดยมีนโยบายให้มีการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

- - ภาคผนวก 42ค 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-54 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
- การปรึกษาหารือร่วมกับชุมชน (Public Consultation) เช่น การ 

เข้าพบกลุ่มเป้าหมายโดยตรง (ตัวแทนชุมชน ประชาชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าทางความคิดและผู้อาวุโสที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
องค์กรเอกชนในท้องถิ่น) เพื่อช้ีแจงให้ข้อมูลในสิ่งที่ชาวบ้านยังมี
ความวิตกกังวล และข้อคิดเห็นจากชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนต่อไป 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- โครงการจัดให้มีคณะท างานมวลชนสัมพันธ์   
เข้าพบปะกับชาวบ้าน ผู้น าชุมชน และหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อ ช้ีแจงให้ข้อมูลในสิ่ งที่ชาวบ้านยังมี     
ความวิตกกังวล และรับข้อคิดเห็นจากชุมชนและ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

- - ภาคผนวก 4ค 
- ภาคผนวก 41ค 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-55 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
- ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกครั้งต้องท าจดหมายแจ้ง

และ เ ชิญคณะกรรมการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม” (EIA Monitoring Committee) ให้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการฯ ถ่ายทอดให้กับชุมชน 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- โครงการมีการแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
ให้ กับคณะกรรมการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ทราบทุกครั้ง 
โดยล่าสุดด าเนินการฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567  

- - ภาคผนวก 76ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-56 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
- ก าหนดให้มีการศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม” (EIA Monitoring Committee) ใน
อุตสาหกรรมที่ คล้ า ยคลึ งกันทั้ ง ในกลุ่ ม ไทยรุ่ ง เ รื องและ 
กลุ่มอื่นๆ ทุกๆ 2 ปี 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- โครงการจัดให้มีการศึกษางานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) โดยโครงการมีแผนด าเนินการในเดือน
มิถุนายน 2568   

-  - ภาคผนวก 44ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-57 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
- ก าหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (EIA Monitoring Committee) เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ เช่น แผนการตรวจวัด กฎหมายควบคุมด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยก าหนดให้ด าเนินการภายหลังจาก
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้อนุญาต และเป็นประจ าทุกครั้ง
ที่มีการปรับหรือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- โครงการด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เมื่ อวันที่  20 มกราคม 2566  
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากประชาชน จ านวน 34 คน 
ตัวแทนจากทางราชการจ านวน 11 คน และตัวแทนจาก
โครงการ จ านวน 7 คน โดยเชิญคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าประชุมและรับฟังเกี่ยวกับ
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ มีการจัด
ประชุม และอบรมให้ความรู้ด้านสิง่แวดลอ้มกับคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจัดประชุม 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 (ครั้งที่ 1) วันที่ 23 สิงหาคม 
2567 (ครั้งท่ี 2) และวันท่ี 16 ธันวาคม 2567 (ครั้งท่ี 3) 

- - ภาคผนวก 43ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-58 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ    
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
- กรณีที่ มี ข้ อร้ องเรี ยนจากชุมชน ทีมมวลชนสัมพันธ์ และ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) จะต้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับ 
ผู้ร้องเรียน เพื่อพิสูจน์ว่าเกิดจากโครงการหรือไม่ กรณีที่เกิดจาก
โครงการจะต้องน าเสนอวิธีการแก้ไขและหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนร าคาญตามช่วงเวลาที่ตกลงกันระหว่างโครงการ
และผู้ร้องเรียน 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- โครงการด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เมื่อวันที่  20 มกราคม 2566  
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากประชาชน จ านวน 34 คน 
ตัวแทนจากทางราชการจ านวน 11 คน และตัวแทนจาก
โครงการ จ านวน 7 คน โดยเชิญคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าประชุมและรับฟัง
เกี่ยวกับผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ     
มีการจัดประชุม และอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 (ครั้งที่ 1) วันที่ 
23 สิงหาคม 2567 (ครั้งที่ 2) และวันที่ 16 ธันวาคม 2567 
(ครั้งท่ี 3) 

- - ภาคผนวก 3ค 
- ภาคผนวก 43ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-59 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
- หากเกิดผลกระทบต่อชุมชนอันเนื่องมาจากการด าเนินงาน 

ของโครงการที่ผ่านการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้ว โครงการต้อง
รับผิดชอบการกระท าดังกล่าวตามข้อกฎหมายที่ก าหนด 
ทุกประการ 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- กรณีเกิดผลกระทบต่อชุมชน หากตรวจสอบแล้วได้ข้อสรุป
ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากการด าเนินงานของโครงการ
จริง ทางโครงการจะรับผิดชอบต่อผลกระทบดังกล่าว 

- - 

- จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) เป็นคณะกรรมการด าเนินการ
ตรวจสอบผลกระทบและข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม   

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- โครงการด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2566 โดยเชิญ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม       
เข้าประชุมและรับฟังเกี่ยวกับผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ และข้อร้องเรียน  

-   - ภาคผนวก 3ค 
- ภาคผนวก 43ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-60 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
- วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินการของ
โครงการและมีส่วนร่วมในการก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
ร่วมพิจารณาประเด็น อุปสรรค ปัญหา ข้อวิตกวังวล และข้อ
ร้องเรียนในแต่ละภาคส่วนพร้อมทั้งร่วมกันน าเสนอแนวทาง
ป้องกันและแก้ไข โดยจะต้องแต่งตั้งภายหลังจากได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานผู้อนุญาต 

- คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- โครงการด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เมื่ อวันที่  20 มกราคม 2566  
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากประชาชน จ านวน 34 คน ตัวแทน
จากทางราชการจ านวน 11 คน และตัวแทนจากโครงการ 
จ านวน 7 คน โดยเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าประชุมและรับฟังเกี่ยวกับผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการมีการจัดประชุมและ
อบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจัดประชุมเมื่อวันที่        
27 มีนาคม 2567 (ครั้ งที่  1) วันที่  23 สิงหาคม 2567         
(ครั้งท่ี 2) และวันท่ี 16 ธันวาคม 2567 (ครั้งท่ี 3) 

- - ภาคผนวก 43ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-61 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
- องค์ประกอบคณะกรรมการฯ และที่มา องค์ประกอบของ 

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ตัวแทนจากส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาค
ประชาชน กลุ่มผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการและตัวแทนของ
บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด  มีรายละเอียดดังนี้ 

- คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- มีองค์ประกอบคณะกรรมการฯ  ได้ แก่  ภาค
ประชาชน กลุ่มผู้น าชุมชน รวมทั้งสิ้น 34 คน 
หน่วยงานราชการ จ านวน 11 คน และตัวแทน    
ของโครงการ จ านวน 7 คน และมีการ เ ชิญ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเข้าประชุมและรับฟังเกี่ยวกับผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

- - ภาคผนวก 43ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-62 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
ก) ผู้แทนภาคประชาชน  

(ก) ต าบลหนองแจง 
- หมู่ที่ 13 บ้านบึงสมบูรณ ์
- หมู่ที่ 14 บ้านหนองชุมแสงเหนือ 
- หมู่ที่ 15 บ้านหนองยาวฝั่งตะวันตก 
- หมู่ที่ 16 บ้านหนองแจงเหนือ 
- หมู่ที่ 17 บ้านคลองปากโบสถ ์
- หมู่ที่ 18 บ้านโรงวัว 

(ข) ต าบลกันจ ุ
- หมู่ที่ 2 บ้านหนองปล้อง 
- หมู่ที่ 4 บ้านล าตะคล้อ 
- หมู่ที่ 15 บ้านล าตะคล้อใต ้
- หมู่ที่ 17 บ้านหนองป้องใต้ 

(ค) ต าบลบึงสามพัน 
- หมู่ที่ 4 บ้านราหุล 

    
    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-63 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
(ง)  ต าบลบ้านโภชน ์
- หมู่ที่ 1 บ้านโภชน ์
- หมู่ที่ 3 บ้านโภชน ์
- หมู่ที่ 4 บ้านคลองกะโบน 
- หมู่ที่ 5 บ้านคลองไพร 
- หมู่ที่ 8 บ้านซับชมพ ู
- หมู่ที่ 9 บ้านโภชน ์
- หมู่ที่ 10 บ้านซับสมบูรณ ์
- หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกตะวันออก 
- หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์เจดีย์ลอย 
- หมู่ที่ 13 บ้านกะโบนพัฒนา 

(จ) ต าบลซับสมอทอด 

- หมู่ที่ 5 บ้านตะกรูดหิน 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-64 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
ข)  ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ/หน่วยงานปกครองส่วน

ท้องถิ่น   ประกอบด้วย ตั วแทน 5 หน่วยงาน ได้แก่  
นายอ าเภอบึงสามพัน อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์       
ห รื อ ผู้ แ ทน ทรั พ ย า ก ร ธ ร ร มช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อม 
จั งหวั ด เพชรบู รณ์หรื อผู้ แทนสิ่ ง แวดล้อมภาคที่  7  
จังหวัดเพชรบูรณ์หรือผู้แทน สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
หรือผู้แทน 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-65 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
ค)  ผู้ แทนโครงการ ประกอบด้วย ตั วแทนฝ่ายบริหาร 

ประกอบด้วย ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 
ผู้จัดการฝ่ายส านักงานและบุคคล เมื่อได้คณะกรรมการฯ ครบ
ตามที่ก าหนด ให้ด าเนินการประชุมเพื่อแต่งตั้ งประธาน
คณะกรรมการฯ โดยการประชุมดังกล่าวต้องแจ้งให้สาธารณะ
ทราบอย่างน้อย 15 วัน และต้องบันทึกการประชุมและแจ้ง
ผลการประชุม/เผยแพร่ให้ชุมชนต่างๆ ทราบอย่างทั่วถึง
อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-66 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
- คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติส าหรับบุคคลที่จะได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้  
(1) ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่ เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่ สุดให้จ าคุก  

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอื
ความผิดลหุโทษ 

(5) ส าหรับกลุ่มตัวแทนจากภาคประชาชน กลุ่มผู้น าชุมชน 
หน่วยงานราชการต้องเป็นผู้ที่ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ 
ส่วนเสียกับบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด และต้องไม่มี
บุคคลในเครือญาติท างานอยู่ภายใต้บริษัท ร่วมก าลาภ 
พาวเวอร์ จ ากัด ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

- คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- คณะกรรมการมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนด 
และโครงการมีการเชิญคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเข้ าประชุม 
และรับฟั ง เกี่ ย วกับผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 

- - ภาคผนวก 43ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-67 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
- วาระของคณะกรรมการและการพ้นสภาพ 

(1) กรรมการมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่
วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการได้อีก แต่ไม่เกิน 2 วาระ 
 (2) เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหา
หรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่ง
ได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน
นับตั้งแต่วันท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น 
 (3) กรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้ด าเนินการ
สรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน 
นับตั้งแต่วันที่กรรมการว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับ
การแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ติดตามตรวจสอบ
ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อม 

- โครงการด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตร วจสอบผลกระทบสิ่ ง แ วดล้ อม  เ มื่ อ วั นที่   
20 มกราคม 2566 และเชิญคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าประชุมและ 
รับฟังเกี่ยวกับผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการ  

- - ภาคผนวก 43ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-68 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
 (4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
เหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน จะไม่ด าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้ง
กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงก็ได้และให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่ เหลืออยู่นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ 
กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

- ตาย 
- ลาออก 
- เป็นบุคคลวิกลจรติหรือจติฟั่นเฟือน 

    

- เป็นบุคคลล้มละลาย 
- เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
- เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่

เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท ความผิด
ฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
- อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
(1)  ส ารวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจ 

อันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(2)  รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัด 
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

(3) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ 
มาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(4) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการด าเนินงานใดๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโครงการกับชุมชน 

- คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- โ ค ร ง ก า ร ด า เ นิ นก า ร จั ด ตั้ ง คณะ กร รมกา ร 
ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  
เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2566 และเชิญคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าประชุม
และรับฟั ง เกี่ ย วกับผลการตรวจวั ดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ  

- - ภาคผนวก 43ค 
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9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
(5) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ 

โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของชุมชน 
    

(6) รับเรื่ องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ ได้รับ 
จากการด าเนินโครงการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และ 
สรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

(7) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติ กรณีมีข้อพิพาทปัญหา
สิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชนร่วมเจรจาและพิจารณา
ก าหนดอัตราการชดเชยกรณี ข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการกับชุมชน 

   

- การปรับปรุงระเบียบหรือเง่ือนไขต่างๆ เง่ือนไข คุณสมบัติของ    
คณะกรรมการฯ และวิธีในการสรรหา คัดเลือก และรายละเอียด
การด าเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของ 
แต่ละฝ่ายอาจมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ท้ังนี้ให้ขึ้นกับมติคณะกรรมการฯ 

- คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- โครงการด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้อม  เมื่ อวันที่   
20 มกราคม 2566 และเชิญคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าประชุมและ    
รับฟังเกี่ยวกับผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ  

- - ภาคผนวก 43ค 
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ปัญหา อุปสรรค  
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ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
- ความถี่ในการประชุม 

(1) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) การประชุมคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
โดยประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือน แต่หากพบว่ามีความ
จ าเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนก าหนดเวลาปกติได้     
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการฯ ท้ังหมด 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ติดตามตรวจสอบ
ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อม 

- โครงการด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เมื่อวันที่  20 
มกราคม 2566 ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากประชาชน 
จ านวน 34 คน ตัวแทนจากทางราชการจ านวน 11 
คน และตัวแทนจากโครงการ จ านวน 7 คน โดยเชิญ
คณะกร รมกา รติ ดต ามตร วจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเข้าประชุมและรับฟังเกี่ยวกับผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการมีการจัด
ประชุม และอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับ
คณะกร รมกา รติ ดต ามตร วจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยจัดประชุมเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2567 
(ครั้งที่ 1) วันที่ 23 สิงหาคม 2567 (ครั้งที่ 2) และ
วันที่ 16 ธันวาคม 2567 (ครั้งที่ 3) ส าหรับปี 2568 
โครงการมีแผนการจัดประชุมคณะกรรมการฯ จ านวน 
4 ครั้ง/ปี (3 เดือน/ครั้ง) ตามมาตรการก าหนด ซึ่งจะ
น าเสนอในรายงานฉบับถัดไป 

- จากการประชุมเมื่อวันที่ 
22 สิงหาคม 2562 ทาง
อุ ตสาหกรรมจั งหวัด
เพชรบูรณ์เสนอให้มีการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ใน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม จ า ก  3 
เดือน/ครั้ง  เป็นการจัด
ประชุม 4 เดือน/ครั้ ง  
ซึ่งมติคณะกรรมการฯ  
มีความเห็นชอบ ดังนั้น
ในปี 2563 โครงการจึง
ปรับแผนการจัดประชุม
จ า น ว น  3  ค รั้ ง / ปี   
( 4  เ ดื อน/ครั้ ง )  แล้ ว
ต่อมาทางบริษัทได้ท า
หนังสือขอเปลี่ยนแปลง
มาตรการ  ทางกกพ . 
ต อ บ ก ลั บ ม า ใ ห้
ด า เนินการจัดท า เล่ม
เปลี่ยนแปลง 

- ภาคผนวก 43ค 
- ภาคผนวก 77ค 

(2)  การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ
คนหนึ่งให้มีเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
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9. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
- ความถี่ในการประชุม   -  ทางโครงการยังไม่ มีแผนที่ จะ

ด าเนินการจัดท าเล่มเปลี่ยนแปลง 
EIA จึงกลับไปท าตามมาตรการ
เหมือนเดิม  ส าหรับในการจัด
ประชุม ทางโครงการจัดประชุม
คณะกรรมการฯ จ านวน 4 ครั้ง/ปี 
(3 เดือน/ครั้ง) จากที่ผ่านมาที่มี
การประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 
2562 ซึ่งมติคณะกรรมการฯ มี
ความเห็นชอบให้จัดประชุม 4 
เ ดื อน /ค รั้ ง  แ ล ะต่ อ ไ ปนี้ ท า ง
โครงการจะด าเนินการจัดประชุม
ตามมาตรการก าหนด ซึ่ ง จะ
น าเสนอในรายงานฉบับถัดไป 
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10.  ด้านสุนทรียภาพ     
- จัดสรรพื้นที่สี เขียวในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

มีพื้นที่ประมาณ 1.5 ไร่ (ร้อยละ 5.85 ของพื้นที่โครงการ) พื้นที่  
สีเขียวโดยส่วนใหญ่ถูกจัดสรรให้อยู่บริเวณโดยรอบอาณาเขตของ
พื้นที่โดยเน้นบริเวณพื้นที่ลานกองชานอ้อย ปลูกเป็นแถว 3 แถว
สลับฟันปลา เพื่อสร้างทัศนียภาพและป้องกันกระแสลมที่พัดเข้าสู่
พืน้ที่โครงการ (พรรณไม้ที่ปลูกจะพิจารณาจากพรรณไม้ที่มีศักยภาพ
ในการลดมลพิษและเลือกปลูกต้นไม้ที่มีใบหนา เช่น ต้นอโศก
อินเดีย  สนประดิพัทธ์  สบู่ ด า  ต้นหว้ า  ตะแบก ยางแดง 
มะฮอกกานีใบใหญ่ แคแสด ยางนา ประดู่บ้าน มะม่วงป่า สะแบง 
มะขาม ต้นหลิว และต้นสน เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการปลูกต้นไม้ล้อมรอบพ้ืนท่ีลานกอง
ชานอ้อย โดยปลูกต้นอโศกอินเดีย 3 แถว  
สลับฟันปลา มีพื้นที่ประมาณ 1.5 ไร่ (ร้อยละ 
5.85 ของพื้นที่โครงการ)  

- - รูปที่  9 พื้นที่สี เขียว
รอบกองชานอ้อย 
- รูปที่ 31 พื้นที่สีเขียว 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-74 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

10.  ด้านสุนทรียภาพ (ต่อ)     
- บ ารุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลา โดย

จัดสรรงบประมาณการด าเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี 
เช่น งบประมาณในการซ่อมบ ารุงปั๊มน้ า ดูแลต้นไม้ พันธุ์ไม้ 
และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ เพื่อบ ารุง
ให้บริ เวณพื้นที่สี เขียวอยู่ ในสภาพสวยงาม
ตลอดเวลา 

- - รูปที่ 31 พื้นที่สีเขียว 

- จัดท านโยบายให้พนักงานร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของ
โครงการให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ เพื่อบ ารุง
ให้บริ เวณพื้นที่สี เขียวอยู่ ในสภาพสวยงาม
ตลอดเวลาและทางโครงการมีนโยบายให้
พนักงานร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สี เขียวของ
โครงการให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

- - รูปที่ 31 พื้นที่สีเขียว 
- ภาคผนวก 45ค 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-75 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     
1) ความปลอดภัยทั่วไป 
- จั ด ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  อ า ชี ว อ น า มั ย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อก าหนดนโยบายและ 
วางแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัย โดยมีการประชุมเป็น
ประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 
- โครงการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานตามเอกสารเลขที่ จป.รพ.พช. 005/2567    
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 โดยคณะกรรมการ    
มีการก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัย ซึ่งมีการจัดประชุมฯ เป็นประจ า     
ทุกเดือน 

 
- 

 
- ภาคผนวก 46ค 
- ภาคผนวก 47ค 

- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
พนักงานตามลักษณะงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้แก่ ระบบ
ความปลอดภัยในที่ท างาน การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและ
ความร้อน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วิธีการ
ปฏิบัติที่ปลอดภัยในแต่ละลักษณะงาน  

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีคู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตนของพนักงาน โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท างานแก่
พนักงานตามลักษณะงาน ได้แก่ การอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ เมื่อวันท่ี 21-23 พฤศจิกายน 
2567 

- - ภาคผนวก 47ค 
- ภาคผนวก 48ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-76 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     

1) ความปลอดภัยทั่วไป (ต่อ)     
- จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน

ส าหรับพนักงานใหม่ทุกคนและเป็นประจ าทุกปีส าหรับพนักงาน
เก่า โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น อันตรายจากกระแสไฟฟ้า  
การท างานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง การใช้อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ 
ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสารเคมี การตรวจสอบสภาพ
ความปลอดภัยในโรงงาน เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้ านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
ในการท างานแก่พนักงานโดยอบรมร่วมกับโรงงาน
น้ าตาล 

- - ภาคผนวก 47ค 
- ภาคผนวก 48ค 

- จัดให้มีระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรการ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบที่ระบุไว้ เช่น การขนส่งเคลื่อนย้ายสารเคมี 
ข้อบังคับในการท างานในพื้นที่อันตราย การป้องกันอันตรายพวก
ไฟฟ้าและความร้อน ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ท างาน 
โปรแกรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การฝึกซ้อม
ดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตนของพนักงาน โดยมีการจัดอบรมให้
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการ
ท างานแก่พนักงานตามลักษณะงาน ได้แก่ การ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ เมื่อวันที่ 
21-23 พฤศจิกายน 2567 

- - ภาคผนวก 47ค 
- ภาคผนวก 48ค 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-77 

 ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     

1) ความปลอดภัยทั่วไป (ต่อ)     
- จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเพียงพอ ท่อน้ าดับเพลิง หัวจ่ายน้ า

ในอาคาร ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามมาตรฐาน 
ของ NFPA โดยจัดท าแผนผังการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และ
ข้อแนะน าในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตาม
ต าแหน่งต่างๆ รอบโรงงานและจัดท าแผนผัง
การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง 

- - รูปที่ 32 อุปกรณ์ป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย 

- รูปที่  33 ระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้/ระบบเตือนภัย 

- ติดตั้งป้ายประกาศเตือนในบริเวณที่เสี่ยงอันตรายในต าแหน่ง 
ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน หรือป้ายแสดงการช ารุดของอุปกรณ์
เครื่องมือในการใช้งาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการติดป้ายเตือนในบริเวณพื้นที่ 
เสี่ยงอันตรายในต าแหน่งที่สามารถสังเกตเห็นได้
ชัดเจน 

- - รูปที่ 34 ป้ายเตือนบริเวณ
ที่เสี่ยงอันตราย 
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หลักฐานและ
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11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     

1) ความปลอดภัยทั่วไป (ต่อ)     
- ควรตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิงอย่าง

สม่ าเสมอตามข้อก าหนดหรืออายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 
- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการด า เนินการตรวจสอบประสิทธิภาพ 

ของอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ าเสมอ 
- -  ร ูปที ่ 32 อ ุปกรณ์

ป้องกัน และระงบั
อัคคีภัย 

- ภาคผนวก 51ค 

- ลดชั่วโมงการท างานของคนงานท่ีเกี่ยวข้องกับเสียง ความร้อน
และสารเคมีที่เป็นอันตรายให้น้อยลง รวมทั้งท าการหมุนเวียน
หรือสับเปลี่ยนหน้าท่ีการปฏิบัติงานของคนงานดังกล่าว 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการก าหนดให้พนักงานที่ท างานเกี่ยวข้อง
กับเสียง ความร้อน และสารเคมี ท างานแบ่งเป็น   
วันละ 2 กะ กะละ 12 ช่ัวโมง ซึ่งการท างานเป็นการ
ตรวจสอบเครื่องจักรครั้งละประมาณ 10-15 นาที 
สลับกับเวลาพักและหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่การ
ปฏิบัติงาน 

- - ภาคผนวก 72ค 

- จัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เหมาะสม 
เช่น แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ ห้องสุขา พื้นที่พักผ่อน  
เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีสภาพแวดล้อม
ต่ างๆ ที่ เหมาะสม มีแสงสว่ างอย่าง เพียงพอ  
มีอากาศถ่ายเท รวมทั้งจัดให้มีห้องพักผ่อน และ  
ห้องสุขา 

- - รู ป ที่  3 5 พั ด ล ม
ระบายอากาศ 
- รู ป ที่  3 6 น้ า ดื่ ม

ส าหรับพนักงาน 
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เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-79 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
1) ความปลอดภัยทั่วไป (ต่อ)     
- จัดให้มีการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน 

เช่น การตรวจวัดระดับเสียง ความร้อน เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีการ
ตรวจสอบความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นประจ า
ทุกวัน พร้อมท้ังด าเนินการแก้ไขสภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยทันที 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม - ธั น ว า ค ม  2 567  
โครงการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานตามที่มาตรการ
ก าหนด ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด รายละเอียดผลการ
ตรวจวัดแสดงดังหัวข้อ 3.4.7 และ 3.4.8 บทที่ 3 

- - ภาคผนวก ง 

- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานท่ีปฏิบัติงานภายในโครงการอย่างเพียงพอ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติ งานภายในโครงการ 
อย่างเพียงพอ 

- - รูปที่  20 อุปกรณ์  
ป้ อ งกั นอั นต ร าย
ส่วนบุคคล (PPE) 

- จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่  ฝักบัวฉุกเฉินและอ่างล้างตา  
ในพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่ เก็บสารเคมี  อาคารส่วนการผลิต  
เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการติดตั้งฝักบัวฉุกเฉินและอ่างล้างตาฉุกเฉิน 
บริเวณอาคารส่วนการผลิต และพื้นที่เก็บสารเคมี 

- - รูปที่ 37 ฝักบัว และ
อ่างล้างตาฉุกเฉิน 

- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นส ารองไว้ในพื้นที่โครงการ 
รวมทั้งจัดเตรียมรถฉุกเฉินไว้ประจ าพื้นที่อีก 1 คัน เพื่อใช้ในการ
เคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุหรือบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ห้องพยาบาล 
และรถฉุ ก เ ฉิ น  เพื่ อ ใ ช้ ในกรณี ฉุ ก เ ฉิ น เมื่ อ 
ประสบเหตุหรือบาดเจ็บ 

- - รู ปที่  38 อุ ปกรณ์
ป ฐ ม พ ย า บ า ล
เบื้องต้น 
- รู ป ที่  39 ห้ อ ง

พยาบาล 
- รูปที่ 40 รถรับ-ส่ง

กรณีฉุกเฉิน 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สถานที่

ด าเนินการ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
1) ความปลอดภัยทั่วไป (ต่อ)     
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าท างานและตรวจ

สุขภาพประจ าปี โดยการตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัย
ความเสี่ยงให้ด าเนินการ โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

-  ภายในพื้นที่
โครงการ 

- โครงการก าหนดให้พนักงานใหม่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
ก่อนเข้าท างาน ด าเนินการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี  
ปี ล ะ  1  ครั้ ง  โ ดยด า เนิ นการตรวจสุขภาพประจ าปี   
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 ส าหรับผลการตรวจสุขภาพ 
ประจ าปี 2567 ทางโครงการจะน าเสนอในเล่มรายงานฉบับ
ถัดไป (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568) 

 - ภาคผนวก 52ค 
 

- บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ลักษณะของอุบัติเหตุ บริเวณที่
เกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ สาเหตุและการแก้ไข
ทุกครั้ง 

-  ภายในพื้นที่
โครงการ 

- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ภายในพื้นที่โครงการ  

 - ภาคผนวก 53ค 

- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และ 
มีวิทยุสื่อสารใช้ในการติดต่อส่งข่าวระหว่างจุดต่างๆ ภายใน
โครงการ นอกจากนี้พนักงานรักษาความปลอดภัยจะได้รับ
การฝึกอบรมและร่วมฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยด้วย 

-  ภายในพื้นที่
โครงการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวก และดูแลการเข้า-ออกของรถบริเวณด้านหน้า
โรงงานตลอดเวลาและพนักงานรักษาความปลอดภัยได้เข้า
ร่วมฝึกอบรมและฝึกซ้อม การป้องกันอัคคีภัยของโครงการ 
เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม และ 13 ธันวาคม 2567  

 - รูปที่  25 เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
บริเวณทางเข้า-ออก
พื้นที่โครงการ 
- ภาคผนวก 47ค 
- ภาคผนวก 49ค 
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โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
1) ความปลอดภัยทั่วไป (ต่อ)     
- ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เพื่อรวบรวม

ข้อมูลด้านสุขภาพ การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างาน และ
โรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นประจ า
ทุกป ี

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดเตรียมข้อมูลโดยเบื้องต้นโครงการได้
พูดคุยปรึกษาถึงปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อรวบรวม
ข้ อมู ล ด้ า นสุ ขภาพกั บหน่ วย งานสาธารณสุ ข 
อยู่เสมอ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจาก
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- - ภาคผนวก 54ค 

- ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการสุ่ม
ตรวจสอบสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียงโครงการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการด าเนินการสนับสนุนด้านสาธารณสุข
และสุขภาพ โดยโครงการสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และการตรวจสุขภาพ 
เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2567  

- - ภาคผนวก 55ค 
 

- ให้ การสนับสนุ นอุ ปกรณ์  เครื่ องมื อด้ านสาธารณสุ ขแก่
สถานพยาบาลและสถานีอนามัย หรือจัดให้มีการบริการประชาชน
ด้านสาธารณสุข โดยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นระยะๆ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการด าเนินการสนับสนุนด้านสาธารณสุข
และสุขภาพ โดยโครงการสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และการตรวจสุขภาพ 
เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2567 

- - ภาคผนวก 55ค 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-82 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
2) ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับความร้อน     
- การพิจารณาคัดเลือกคนงานที่ท างานเกี่ยวกับความร้อน 

ให้เหมาะสม รวมทั้งฝึกให้คนงานใหม่คุ้นเคยกับสภาพการ
ท างานที่มีระดับอุณหภูมิสูงเสียก่อนแล้วจึงค่อยมอบหมายให้
ปฏิบัติงานประจ า 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการพิจารณาคัดเลือกคนงานที่ท างานเกี่ยวกับ
ความร้อนให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากสุขภาพและ
ความเหมาะสมของคนงาน 

- - 

- จัดเวลาท างานและเวลาพักให้เหมาะสม เพื่อช่วยลดการสะสม
ความร้อนในร่างกายและอันตรายจากความร้อน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดเวลาท างานและเวลาพักของคนงานที่
ท างานเกี่ยวกับความร้อนให้เหมาะสม เพื่อช่วยลดการ
สะสมความร้อนในร่างกายของคนงาน 

- - ภาคผนวก 72ค 

- จัดระบบระบายอากาศและการใช้ลมเย็น เพื่อช่วยลดความร้อน
ที่อาจสะสมในร่างกายพนักงาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการจัดระบบระบายอากาศและการใช้ลม
เย็น โดยพัดลมให้แก่คนงานบริเวณจุดที่มีความร้อน 
เพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจสะสมในร่างกายพนักงาน 

- - รู ป ที่  3 5  พั ด ล ม
ระบายอากาศ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-83 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
2) ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับความร้อน (ต่อ)     
- ปิดประกาศเตือนให้พนักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งก าเนิดความ

ร้อนท่ีมีสภาพความร้อนสูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามยั
ของบุคคล เช่น บริเวณหม้อไอน้ า เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการปิดประกาศเตือนเพื่อให้พนักงานทราบ
บริเวณที่เป็นแหล่งก าเนิดความร้อนสูงที่มีสภาพ
ความร้อนสูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพของ
บุคคล 

- - รู ปที่  3 4  ป้ า ย เ ตื อน
บริเวณที่เสี่ยงอันตราย 

- จัดน้ าเย็นและน้ าเกลือแร่ให้พนักงานดื่ม เพื่อทดแทนการสูญเสีย
น้ าและเกลือแร่ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีจุดบริการน้ าเย็นให้แก่พนักงานใน
บริเวณที่ท างานพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการสูญเสียน้ า 

- - รูปที่ 36 น้ าดื่มส าหรับ
พนักงาน 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ชุดแต่งกาย  
ถุงมือ ปลอกแขน ส าหรับการปฏิบัติงานบริเวณที่มีความร้อน 
ได้แก่ แผนกหม้อไอน้ า แผนกหม้อต้ม หม้อเคี่ยว เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ 
ที่มีความร้อน 

- - รู ป ที่  2 0  อุ ป ก ร ณ์
ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (PPE) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-84 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
3) ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเสียง 
- ก าหนดให้มีเขตระดับเสียงที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงรอบ

พื้นที่ต่อเครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินกว่า 80 เดซิเบลเอ 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 
- โครงการมีการก าหนดเขตในการสวมใส่อุปกรณ์

ป้องกันเสียงบริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่า     
80 เดซิเบล (เอ) 

 
- 

 
- รูปที่ 18 สัญลักษณ์/ 

ป้ายเตือนฯ 
- รู ป ที่  2 0  อุ ป ก ร ณ์

ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (PPE) 

- ติดป้ายเตือนบริ เวณที่มี เสียงดั งให้สอดคล้องตามประกาศ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องสัญลักษณ์เตือนอันตราย 
เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและ
ลูกจ้าง พ.ศ. 2554 และออกกฎระเบียบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันเสียง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง เพื่อให้
สอดคล้ อ งตามประกาศกรมสวั สดิ ก า รและ 
คุ้มครองแรงงาน เรื่องสัญลักษณ์เตือนอันตราย
เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน และข้อความแสดง
สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554 
และออกกฎระเบียบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล 

- - รูปที่ 18 สัญลักษณ์/ 
ป้ายเตือนฯ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-85 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
3) ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเสียง (ต่อ)     
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง  

(ear plugs) ซึ่งสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 15 เดซิเบลเอ และ
ครอบหูลดเสียง (ear muffs) ซึ่งสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25  
เดซิเบลเอ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่ 
มีเสียงดัง 

- - รู ป ที่  2 0  อุ ป ก ร ณ์
ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (PPE) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-86 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
3) ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเสียง (ต่อ)     
- ก าหนดให้ตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ปฏิบัติงาน     

ในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 80 เดซิเบลเอ และ/หรือจัดท าโครงการการ
อนุรักษ์การได้ยิน (hearing conservation program) ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการก าหนดให้พนักงานใหม่ต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพก่อนเข้าท างาน ด าเนินการตรวจสุขภาพ
พนักงานประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง โดยด าเนินการตรวจ
สุขภาพประจ าปี เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2567 ส าหรบั
ผลการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2567 ทางโครงการ
จะน าเสนอในเล่มรายงานฉบับถัดไป (ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2568) 

- - ภาคผนวก 47ค 
- ภาคผนวก 52ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-87 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
3) ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเสียง (ต่อ)     
- หากผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานมี

แนวโน้มผิดปกติ ให้ท าการตรวจสอบโดยละเอียด พร้อมทั้ง 
หาสาเหตุ หากพบว่า มีความผิดปกติให้ย้ายพนักงานที่มีความ
ผิดปกติไปท างานในบริเวณ/แผนกอื่นที่ไม่มีโอกาสสัมผัสกับ 
เสียงดัง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการก าหนดให้พนักงานใหม่ต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพก่อนเข้าท างาน ด าเนินการตรวจสุขภาพ
พนักงานประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง โดยด าเนินการตรวจ
สุขภาพประจ าปี เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2567 ส าหรบั
ผลการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2567 ทางโครงการ
จะน าเสนอในเล่มรายงานฉบับถัดไป (ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2568) 

- - ภาคผนวก 47ค 
- ภาคผนวก 52ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-88 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
4) ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสารเคมี 
- จัดท าข้อมูลความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสารเคมี 

แต่ละชนิด พร้อมติดประกาศไว้บริเวณพื้นที่ท างาน และบริเวณ
พื้นที่จัดเก็บสารเคมีให้สอดคล้องกับประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่องคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2550 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 
- โครงการมีการจัดท าข้อมูลความปลอดภัยใน 

การท างานเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิด และ 
ได้ติดประกาศไว้บรเิวณพื้นที่ท างาน และบริเวณ
พื้นที่จัดเก็บสารเคมี 

 
- 

 
- รู ปที่  41  ข้ อมู ลความ

ปลอดภัยในการท างาน
เกี่ยวกับสารเคมี 
- ภาคผนวก 56ค 

- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
พนักงานตามลักษณะงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน การขนถ่าย
สารเคมี และอันตรายจากสารเคมี และให้ความรู้ ช้ีแจงอันตราย
เกี่ยวกับอันตรายจากการขนถ่าย การหกรั่วไหลของสารเคมี 
รวมทั้งแนวทางแก้ไข 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการอบรมให้ความรู้ด้ านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงข้อปฏิบัติ เพื่อ
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน
ตามลักษณะงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน 

- - ภาคผนวก 48ค 

- จัดหาข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เคมีทุกชนิดที่มีการ 
ใช้งานมาไว้ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ที่มีการจัดเก็บสารเคมีและ      
มีป้ายแจ้งรายละเอียดติดไว้ท่ีภาชนะบรรจุสารเคมีทุกชนิด 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการได้ติดประกาศไว้บริเวณพื้นที่ท างาน 
และบริเวณพื้นที่จัดเก็บสารเคมี และมีป้ายแจ้ง
รายละเอียดติดไว้ที่ภาชนะบรรจุสารเคมี 
ทุกชนิด 

- - รู ปที่  41  ข้ อมู ลความ
ปลอดภัยในการท างาน
เกี่ยวกับสารเคมี 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-89 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
4) ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสารเคมี (ต่อ)     
- แยกชนิดของสารเคมีที่มีปฏิกิริยาต่อกัน เช่น กรด-ด่าง หรือ

สารเคมีที่ไม่สามารถน ามาเก็บไว้ใกล้กัน 
- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการท าการแยกชนิดของสารเคมีที่เกิดปฏิกิริยาต่อ

กันและสารเคมีที่ไม่สามารถน ามาเก็บไว้ใกล้กันได้ใน
พื้นที่ท่ีทางโครงการจัดเตรียมไว้ 

- - รูปที่ 42  
พื้นที่จัดเก็บสารเคมี 

- จัดให้มีอ่างล้างตาฉุกเฉิน และฝักบัวช าระร่างกายในบริเวณ
พื้นที่การผลิต อาคารเก็บวัตถุดิบและสารเคมี ให้เพียงพอ และ
เหมาะสมกับบริเวณที่ติดตั้ง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีอ่างล้างตาฉุกเฉิน และฝักบัวช าระ
ร่างกายในบริเวณที่มีการท างานเกี่ยวกับสารเคมี 

- - รูปที่ 37 ฝักบัวและ
อ่างล้างตาฉุกเฉิน 

- จัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจ าบริเวณที่มีโอกาสเกิดการ
รั่วไหลของสารเคมี เช่น บริเวณข้อต่อวาล์ว หรือป๊ัม เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โ คร งการจั ด ให้ มี เ จ้ าหน้ าที่ ต รวจสอบและดู แล 
เป็นประจ าในพื้นที่ท่ีมีโอกาสเกิดการรั่วไหลของสารเคมี 

- - ภาคผนวก 57ค 

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานตามประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่องก าหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2552 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการก าหนดให้พนักงานใหม่ต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพก่อนเข้าท างาน ด าเนินการตรวจสุขภาพ
พนักงานประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง โดยด าเนินการตรวจ
สุขภาพประจ าปี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 ส าหรับ    
ผลการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2567 ทางโครงการ       
จะน าเสนอในเล่มรายงานฉบับถัดไป (ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2568) 

- - ภาคผนวก 47ค 
- ภาคผนวก 52ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-90 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
5)  ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับหม้อไอน้ า     
- จัดให้มีแผนบ ารุงในเชิงป้องกัน ( Preventive Maintence 

Program) ของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยผลิตไอน้ า 
- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการจัดท าแผนซ่อมบ ารุงหม้อไอน้ าระบบ

บ าบัดมลพิษทางอากาศและอุปกรณ์ประกอบเพื่อคง
ประสิทธิภาพของระบบต่างๆ และเพื่อลดความเสี่ยง
ของอุปกรณ์จะช ารุดเสียหายในระหว่างการผลิต 

- - ภาคผนวก 11ค 

- จัดให้มีผู้ควบคุม (operator) ประจ าหน่วยผลิตไอน้ า (boiler) 
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด เช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 ก าหนดให้มีการตรวจทดสอบความปลอดภัยของ 
หม้อไอน้ าตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับท่ี 26 (พ.ศ. 2534) 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมและดูแลประจ าหน่วยผลิต
ไอน้ า และมีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อ
ไอน้ า ตามที่กฎหมายก าหนด  

- - ภาคผนวก 58ค 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-91 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
5)  ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับหม้อไอน้ า (ต่อ)     
- จัดให้มีการจัดรายงานผลการตรวจสอบหม้อไอน้ าการตรวจ

ทดสอบความปลอดภั ยระหว่ างการใ ช้ งานตามแบบที่ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดและจัดส่งให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการด าเนินการตรวจสอบหม้อไอน้ าและ
ทดสอบความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน และ
ด าเนินการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบหม้อไอน้ า
ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- - ภาคผนวก 59ค 

- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ เพื่อตรวจสอบการท างานหน่วย
ผลิตไอน้ า เช่น ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับน้ า  
เป็นต้น และสอบเทียบอุปกรณ์ดังกล่าวตามที่ก าหนดในคู่มือ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ เพื่อ
ตรวจสอบการท า ง านของหน่ วยผลิ ต ไ อน้ า 
และมีการสอบเทียบตามความถี่ท่ีก าหนด 

- - รูปที่ 43 ตรวจสอบ
การท า งานหน ่วย
ผลิตไอน้ า 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-92 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
5)  ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับหม้อไอน้ า (ต่อ)     
- การซ่อมแซมและแก้ไขหม้อไอน้ าต้องอยู่ภายใต้การควบคุม

ของวิศวกรหรือผู้ช านาญการทางหม้อไอน้ าเท่านั้น 
- ภายในพื้นที่โครงการ - โ ค ร ง ก า รจั ด ให้ มี วิ ศ ว ก รผู้ ช า น าญก าร เพื่ อ

ค ว บ คุ ม ดู แ ล ใ น ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม แ ล ะ แ ก้ ไ ข 
หม้อไอน้ าตามที่มาตรการก าหนด โดยระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบหม้อไอน้ าช ารุด  

- - ภาคผนวก 58ค 
- ภาคผนวก 59ค 

- จัดท าระเบียบการควบคุมหม้อไอน้ าและจัดฝึกอบรมพนักงาน
ควบคุม 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดท าระเบียบการควบคุมหม้อไอน้ า 
และมีแผนจัดฝึกอบรมพนักงานควบคุมหม้อ 
ไอน้ า 

- - ภาคผนวก 60ค 
- ภาคผนวก 71ค 

- ท าการตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ าก่อนป้อนเข้ าสู่  
หม้อไอน้ าและในระบบหม้อไอน้ าตามความถี่ที่ผู้ออกแบบ
ก าหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของน้ าให้เหมาะสมต่อการ
เดินเครื่องและการป้องกันการกัดกร่อนหรือตะกรันของหม้อ
ไอน้ า 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการท าการตรวจสอบลักษณะสมบัติของ 
น้ าก่อนป้อนเข้าสู่หม้อไอน้ า และท าการจดบันทึก
เป็นเอกสารรายงาน 

- - ภาคผนวก 61ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-93 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
6)  ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับกังหันไอน้ า     
- ติดตั้งวาล์วควบคุม (Control valve) ความดันไอน้ าที่ผ่านเข้า

กังหันไอน้ า ซึ่งท าหน้าที่รักษาความดันของไอน้ าให้คงที่ 
- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการติดตั้งวาล์วควบคุมความดันไอน้ าที่

ผ่านเข้ากังหันไอน้ า 
- - รู ป ที่  4 4  ว า ล์ ว

ควบคุ มความดั น 
ไอน้ า 

- ติดตั้งชุด bypass valve เพื่อลดความดันของไอน้ าลงในกรณี 
ที่มีค่าสูงเกินท่ีชุดวาล์ว ควบคุมจะควบคุมได้ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการติดตั้งชุด by pass valve เพื่อลด
ความดันของไอน้ าลงในกรณีที่มีค่าสูงเกินที่ชุดวาล์ว
ควบคุม 

- -  

- ตรวจวัดอุณหภูมิและความดันทั้งขาเข้า -ขาออกจากกังหัน 
ไอน้ า 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการท าการตรวจวัดอุณหภูมิ และความดันทั้ง
ขาเข้า-ขาออกจากกังหันไอน้ า 

- - ภาคผนวก 62ค 

- จัด ให้มี แผนบ ารุ ง ใน เ ชิ งป้ องกัน  ( Preventive Maintence 
Program) ของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกังหันไอน้ า เพื่อให้ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการจัดท าแผนซ่อมบ ารุงของอุปกรณ์        
ที่เกี่ยวข้องกับกังหันไอน้ าเพื่อให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - ภาคผนวก 11ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-94 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
6)  ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับกังหันไอน้ า (ต่อ)     
- ตรวจสอบสภาพของตัวควบคุมรอบกังหันไอน้ าอย่างสม่ าเสมอเพือ่

ป้องกันมิให้กังหันไอน้ าท างานเกินระบบ 
- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบสภาพ    

ของค่าควบคุมรอบกังหันไอน้ าอย่างสม่ าเสมอ     
เพื่อป้องกันมิให้กังหันไอน้ าท างานเกินระบบ 

- - รูปที่ 43 ตรวจสอบ
ก า ร ท า ง า น ข อ ง
หน่วยผลิตไอน้ า 
- ภาคผนวก 63ค 

- ก าหนดให้มีการส ารองอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกังหันไอน้ า เช่น  
ลิ้นนิรภัย เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการส ารองอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกังหัน 
ไอน้ ากรณีฉุกเฉินเกิดการช ารุด 

- -  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-95 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
7) ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า     
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (Over current relays) ขนาด
พิกัดกระแสไฟฟ้าตามค่ามาตรฐานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ก าหนด
จากผู้ผลิต 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีอุปกรณ์ส ารองอยู่ภายในเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าหากอุปกรณ์ช ารุดอุปกรณ์ส ารอง   
จะท างานอัตโนมัติเพื่อตัดกระแสเกิน 

- -  ร ูปที ่ 45 อ ุปกรณ์
ค ว บ ค ุม ค ว า ม
ผ ิดปกต ิของระบบ
ไฟฟ้า 

- ติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิของขดลวด (Temperature indicator 
for stator coils)  เ พื่ อ วั ด อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง ขดลวดทั้ ง  3  เ ฟส  
โดยก าหนดย่านการวัดตามพิกัดอุณหภูมิที่ก าหนดจากผู้ผลิต 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีอุปกรณ์ส ารองอยู่ภายในเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าหากอุปกรณ์ช ารุดอุปกรณ์ส ารอง  
จะท างานอัตโนมัติ 

- - รูปที่ 46 อุปกรณ์วัด
อุณหภูมิของขดลวด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-96 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
7) ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ต่อ)     
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟแรงสูงเกิน (Over voltage relay)  

ขนาดพิกัดแรงดันตามค่ามาตรฐานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่
ก าหนดจากผู้ผลิต 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีอุปกรณ์ส ารองอยู่ภายในเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าหากอุปกรณ์ช ารุดอุปกรณ์ส ารองจะท างาน
อัตโนมัติ เพื่อตัดแรงดันไฟแรงสูงเกิน 

- -  ร ูปที ่ 45 อ ุปกรณ์
ค ว บ ค ุม ค ว า ม
ผ ิดปกต ิของระบบ
ไฟฟ้า 

- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันก าลังไฟฟ้าย้อนกลับ (Reverse power 
relay) ขนาดพิกัดตามมาตรฐานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ก าหนด
จากผู้ผลิต 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีอุปกรณ์ส ารองอยู่ภายในเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าหากอุปกรณ์ช ารุดอุปกรณ์ส ารองจะท างาน
อัตโนมัติ เพื่อตัดก าลังไฟฟ้าย้อนกลับ 

- -  ร ูปที ่ 45 อ ุปกรณ์
ค ว บ ค ุม ค ว า ม
ผ ิดปกต ิของระบบ
ไฟฟ้า 

- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลของแรงดันไฟฟ้า (Ground over 
voltage relay) ขนาดพิกัดตามมาตรฐานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ที่ก าหนดจากผู้ผลิต 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีอุปกรณ์ส ารองอยู่ภายในเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าหากอุปกรณ์ช ารุดอุปกรณ์ส ารองจะท างาน
อัตโนมัติ เพื่อตัดแรงดันการรั่วไหลของแรงดันไฟฟ้า 

- -  ร ูปที ่ 45 อ ุปกรณ์
ค ว บ ค ุม ค ว า ม
ผ ิดปกต ิของระบบ
ไฟฟ้า 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-97 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
7) ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ต่อ)     
- ตรวจสอบและทดสอบการท างานของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ  

ช่วง Test run เครื่องจักร เพื่อให้การท างานยังเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการตรวจสอบการท างานอุปกรณ์ต่างๆ 
ช่วง Test run เครื่องจักรเพื่อดูแลการท างานให้
เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 

- - 

- ตรวจสอบ จดบันทึกค่าควบคุมต่างๆ ในระหว่างการใช้งาน  
ให้อยู่ในค่าที่ก าหนด ตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มบันทึก
การจ่ายกระแสไฟฟ้าของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการจดบันทึกค่าควบคุมต่างๆ ให้อยู่ใน
ค่าที่ก าหนดตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ 

- - ภาคผนวก 64ค 

- รายงานการตรวจสอบ จดบันทึกค่าควบคุม ที่เริ่มเบี่ยงเบนไปจาก
ค่าที่ก าหนดต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อด าเนินการแก้ไขทันท ี

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจดบันทึกค่าควบคุมที่เริ่มเบี่ยงเบนไปจาก
ค่าที่ก าหนด และด าเนินการแก้ไขทันที 

- - ภาคผนวก 64ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-98 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
7) ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ต่อ)     
- จัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและ

ปลอดภัยในการเดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การตรวจสอบอุปกรณ์
ก่อนลงมือปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ  
ติดไว้บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมเห็นได้ชัดเจนพร้อมทั้ง
ช้ีแจงให้เข้าใจและถือปฏิบัติ  

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัยในการเดินเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า การตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนลงมือ
ปฏิบัติงาน 

- - ภาคผนวก 65ค 

- จัดท าแผนงานการตรวจสอบซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันและด าเนินการ
บ ารุงรักษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีแผนการตรวจสอบซ่อมบ ารุงโดยท าการ
บ ารุงรักษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- - ภาคผนวก 11ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-99 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
8) ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับอันตรายจากไฟฟ้า     

- การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการก าหนดให้การปฏิบั ติ ง าน เกี่ ย วกั บ 
ไฟฟ้ามีความสอดคล้องกับกฎกระทรวง ก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554 

- - 

- จัดให้มีข้อบังคับ/คู่มือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดย
สอดคล้องกับกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีข้อบังคับและคู่มือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  อ า ชี ว อ น า มั ย  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยให้
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- - ภาคผนวก 66ค 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-100 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
8) ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับอันตรายจากไฟฟ้า (ต่อ)     
- จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 

ให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จ าเป็นในการท างานอย่าง
ปลอดภัย 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โ ค ร งก า รมี ก ารฝึ ก อบรม ให้ กั บ ลู กจ้ า งที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อให้มีความเข้าใจ
และมีทักษะในการท างานอย่างปลอดภัย 

- - ภาคผนวก 48ค 
 

- มีแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในสถานประกอบกิจการทั้งหมด 
ซึ่งได้รับการรับรองจากวิศวกรและป้ายเตือนอันตรายที่มีขนาด
มองเห็นได้ชัดเจนและติดตั้งไว้โดยเปิดเผยในบริเวณที่อาจเกิด
อันตรายจากกระแสไฟฟ้า 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการจัดท าแผนผังวงจรไฟฟ้าภายใน
สถานประกอบการ และป้ายเตือนอันตราย
ติ ด ตั้ ง ไ ว้ บ ริ เ วณที่ อ า จ เ กิ ดอั นต รายจาก
กระแสไฟฟ้า 

- - รูปที่  34 ป้ายเตือน
บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่ เ สี่ ย ง
อันตราย 
- รู ป ที่  4 7  แ ผ น ผั ง

วงจรไฟฟ้าฯ 
- บริ เวณใกล้ เคียงกับสิ่ งที่มีกระแสไฟฟ้า ก าหนดให้มีอุปกรณ์ 

ชนิดที่การปฏิบัติงานโดยใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า หรือ
อุปกรณ์ป้องกันเป็นฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าในพื้นที่
บริเวณที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 

- - รู ป ที่  4 8  อุ ป ก ร ณ์
ป้องกันไฟฟ้าแรงสูง 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-101 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
8) ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับอันตรายจากไฟฟ้า (ต่อ)     
- จัดให้มีแผ่นภาพพร้อมค าบรรยายติดไว้ในบริเวณที่ท างานท่ีพนักงาน

สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเรื่องวิธีปฏิบัติ เมื่อประสบอันตรายจาก
ไฟฟ้า 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการติดแผนภาพอธิบายในการท างาน
บริเวณที่มีกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติเมื่อประสบ
อันตรายจากไฟฟ้า 

- - รูปที ่49 วิธีปฏิบัติเมื่อ
ประสบอันตรายจาก
ไฟฟ้า 

- จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน เช่น ถุงมือหนัง ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง หมวกนิรภัย 
รองเท้าพื้นยางหุ้มข้อชนิดมีส้น ให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โ คร งการจั ด ให้ มี อุ ปกรณ์ป้ อ งกั นอั นตราย 
ส่วนบุคคลที่ เหมาะสมกับลักษณะงานตามที่
มาตรการก าหนด 

- - รู ป ที่  2 0  อุ ป ก ร ณ์
ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (PPE) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-102 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
9)  อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย     
- จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในแต่ละพื้นท่ี และเป็นไปตาม

มาตรฐานของข้อก าหนดของราชการ ดังนี้    
(1) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
(2) หัวฉีดน้ าดับเพลิงและตู้สายฉีดน้ าดับเพลิง 
(3) ระบบหัวกระจายน้ าแบบเปียก/แบบแห้งอัตโนมัติ 
(4) เครื่องสูบน้ าดับเพลิง  
(5) ระบบตรวจวัดอันตรายจากอัคคีภัย เช่น ตรวจวัดความร้อน 

เครื่องตรวจจับควัน เป็นต้น 
(6) ระบบเตือนภัย เช่น สัญญาณเตือนภัย ปุ่มแจ้งเหตุเพลิงไหม้  

เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการด าเนินการติดตั้งระบบป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัยบริเวณต าแหน่งต่างๆ โดยรอบพื้นท่ี
โรงงาน เช่น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, หัวฉีดน้ า
ดับเพลิง, ตู้สายฉีดน้ าดับเพลิง และเครื่องสูบน้ า
ดับเพลิง เป็นต้น 

- - รูปที่  32 อุปกรณ์
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 
- รูปที่ 33 ระบบแจ้ง

เ ห ตุ เ พ ลิ ง ไ ห ม้ /
ระบบเตือนภัย 
- รูปที่ 50 เครื่องสูบ

น้ าดับเพลิง 
- รูปที่ 51 ท่อฉีดน้ า

ดับ เพลิ งรอบกอง
ชานอ้อย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
9)  อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)     
- ติดตั้ง hydrant และสายฉีดน้ าดับเพลิงรอบลานกองชานอ้อย      

โดยอ้างอิงการออกแบบและติดตั้ งตามมาตรฐานข้อก าหนด 
ทางราชการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการด าเนินการติดตั้ง hydrant และสายฉีด
น้ าดับเพลิงรอบกองชานอ้อย 

- - รูปที่ 51 ท่อฉีดน้ า
ดับ เพลิ งรอบกอง
ชานอ้อย 

- จัดให้มีถนนรอบลานกองชานอ้อยโดยที่รถดับเพลิงสามารถเข้าถึง
ลานกองชานอ้อยได้โดยสะดวก 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีถนนรอบกองชานอ้อยเพื่อให้
รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงกรณีฉุกเฉิน 

- - รูปที่ 52 ถนนรอบ
กองชานอ้อย 

- โครงการต้องดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเกี่ยวกับ
อัคคีภัย โดยผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามระเบียบและข้อบังคับการบริหารงาน
บุคคลของบริษัทฯ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการดูแล เพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานเสี่ยง
ต่อการเกิดอัคคีภัย โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของบริษัท 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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ปัญหา อุปสรรค  
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ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
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11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
9)  อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)     
- ประสานงานกับหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อเตรียม

ความพร้อมและด าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การดูแล
รักษาและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
การดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการประสานงานกับหน่วยงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมและ
ด าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

- -  

- จัดให้มีระบบอนุญาตให้ท างาน (Work Permit) เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดอัคคีภัยโดยเฉพาะงานเช่ือม ตัด หรืองานที่ท าให้เกิดประกายไฟ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีระบบอนุญาตให้ท างาน (Work 
permit) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย 

   -   - ภาคผนวก 67ค 

- จัดให้มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ - ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
เป็นประจ าทุกเดือน 

- - ภาคผนวก 51ค 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
10) แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน     
- จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ

ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับโรงงานน้ าตาล  
- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีแผนการปฏิบัติการฉุกเฉิน และจัดให้มี

การฝึกซ้อมปฏิบัติการฉุกเฉินร่วมกับโรงงานน้ าตาล 
โดยท าการฝึกซ้อมแผนไป เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม และ 
13 ธันวาคม 2567 

   -   - ภาคผนวก 47ค 
- ภาคผนวก 49ค 

 

- จัดท าแผนการสื่อสาร เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินระดับโรงงานอุตสาหกรรม
โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การแจ้งเหตุการฝึกซ้อมและการ
อพยพ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีแผนการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
ระดับโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับโรงงานน้ าตาล 

   -   - ภาคผนวก 24ค 

- การซ้อมแผนฉุกเฉินที่อาจเกี่ยวข้องกับชุมชนควรมีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประกาศ วิทยุชุมชนและเสียง
ตามสาย เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ - หากมีการซ้อมแผนฉุกเฉินที่อาจเกี่ยวกับชุมชนทาง
โครงการท าการแจ้งชุมชนให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง 

   -   - ภาคผนวก 49ค 
 

- การประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก ให้ปฏิบัติตามระดับ
ของแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตาม
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ 

   -   - ภาคผนวก 24ค 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-106 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

12. สาธารณสุขและสุขภาพ     
- ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนักงานก่อนเข้าท างานอย่าง

น้อย 1 ครั้ง และหลังจากนั้นตรวจปีละ 1 ครั้ง โดยโครงการ
จะต้องสรุปผลการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตพร้อมระบุสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพนักงาน
และแนวทางป้องกันและแก้ไขในกรณีที่ผลการตรวจสุขภาพ
พนักงาน พบว่า มีความผิดปกติจากการท างาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการก าหนดให้พนักงานใหม่ต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพก่อนเข้าท างาน ด าเนินการตรวจสุขภาพ
พนักงานประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง โดยด าเนินการตรวจ
สุขภาพประจ าปี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 ส าหรับ
ผลการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2567 ทางโครงการจะ
น าเสนอในเล่มรายงานฉบับถัดไป (ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2568) 

   -   - ภาคผนวก 47ค 
- ภาคผนวก 52ค 

- จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับคนงานที่ได้รับอุบัติเหตุ
จากการท างานหากเกินขีดความสามารถของห้องพยาบาล โครงการ
ต้องจัดส่งพนักงานที่เกิดการเจ็บป่วยเข้ารับการรักษายงัสถานบรกิาร
สุขภาพท่ีอยู่ใกล้โครงการโดยเร่งด่วน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีรถฉุกเฉิน
บริการกรณีได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง 

   -   - รูปที่ 38 อุปกรณ์
ป ฐ ม พ ย า บ า ล
เบื้องต้น 
- รูปที่ 39 

 ห้องพยาบาล 
- รูปที่ 40 รถรับ-สง่ 

กรณีฉุกเฉิน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-107 

ตารงที่ 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

12. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)     
- ก าหนดให้มีสถานบริการสุขภาพส าหรับพนักงาน - ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีห้องพยาบาล รวมไปถึงอุปกรณ์

ปฐมพยาบาลและยารักษาเบื้องต้นให้แก่พนักงาน 
   -   - รูปที่  38 อุปกรณ์

ปฐมพยาบาล 
- รูปที่ 39  

ห้องพยาบาล 

- จัดท าฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงาน เพื่อน ามาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานประจ าปีในแต่ละพื้นที่ด าเนินงาน พร้อมระบุอายุงาน
ของคนงานที่ท างานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเช่ือมโยงผลการ
ตรวจวัด เพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูล
สขุภาพด้วย 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการด าเนินการรวบรวมข้อมูลการจัดท า
ฐ า น ข้ อ มู ล สุ ข ภ า พ ข อ ง พ นั ก ง า น เ พื่ อ ใ ช้
ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความ
ผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน  

   -   - ภาคผนวก 78ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-108 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

12. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)     
- ตรวจสมรรถภาพการการได้ยิน (Audiometry) ของพนักงานเป็น

ประจ าทุกปีควบคู่ไปกับการตรวจสุขภาพประจ าปี ทั้งนี้สมุดสุขภาพ
ประจ าตัวของพนักงานจะถูกจัดเก็บตลอดระยะเวลาการท างานของ
ลูกจ้างโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ส าหรับพนักงาน เมื่อ
ตรวจพบผลสุขภาพผิดปกติจะถูกตรวจสุขภาพซ้ าโดยแพทย์ภายใน 
30 วัน หากผลการตรวจพบว่าผิดปกติจะพิจารณาเปลี่ยนงานให้แก่
พนักงานตามที่เห็นสมควร 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการก าหนดให้พนักงานใหม่ต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพก่อนเข้าท างาน ด าเนินการตรวจสุขภาพ
พนักงานประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง  โดยด าเนินการตรวจ
สุขภาพประจ าปี เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2567 ส าหรบั
ผลการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2567 ทางโครงการ
จะน าเสนอในเล่มรายงานฉบับถัดไป (ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2568) 

   -   - ภาคผนวก 47ค 
- ภาคผนวก 52ค 

- กรณีที่สรุปได้ว่าพนักงานมีผลการตรวจสุขภาพมีแนวโน้มของการ
ผิดปกติจากการท างานโดยการวิเคราะห์จากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 
โครงการจะด าเนินการ ดังนี้ 
(1) พิจารณาหมุนเวียน/สับเปลี่ยนพนักงานไปท างานในพ้ืนท่ีที่ไม่มี

ความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
(2) ด าเนินการตรวจซ้ าโดยแพทย์ทางด้านอาชีวอนามัยและปฏิบัติ

ตามข้อเสนอแนะของแพทย์โดยเคร่งครัด 
(3) เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหรือด าเนินการรักษาพนักงานจนปกติจึง

จะพิจารณาให้กลับเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่เดิม 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมีแนวโน้มผิดปกติ
โครงการด าเนินการตรวจสอบโดยละเอียด พร้อมทัง้
หาสาเหตุและย้ายพนักงานไปท าแผนกอื่นที่ไม่
สัมผัสกับ เสียง เพื่ อลดผลกระทบต่อสุขภาพ
พนักงาน 

   -   - ภาคผนวก 52ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-109 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

12. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)     
- พิจารณาเปลี่ยนงานให้แก่พนักงานตามที่เห็นสมควรแล้วยังพบว่าผล

การตรวจวัดยังผิดปกติจะต้องท าการตรวจวัดซ้ าทุกๆ 6 เดือน 
- ภายในพื้นที่โครงการ - ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมีแนวโน้ม

ผิดปกติโครงการด าเนินการตรวจสอบโดยละเอยีด 
พร้อมทั้งหาสาเหตุและย้ายพนักงานไปท าแผนก
อื่น เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพพนักงาน 

   -   - ภาคผนวก 52ค 

- ก าหนดให้มีการปฐมพยาบาลและตรวจรักษาพยาบาลให้สอดคล้อง
กับกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
พ.ศ. 2548 (ใช้ร่วมกับโรงงานน้ าตาล)  
(1) จัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาล  
(2) ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข ้
(3) พยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไว้ประจ าอย่างน้อย 

2 คน  
(4) แพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่งอย่างน้อย 1 คน สัปดาห์ละ 

ไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง  
(5) จัดให้มียานพาหนะพร้อมที่จะน าส่งลูกจ้างไปสถานพยาบาล

เพื่อท าการรักษาได้โดยรวดเร็ว 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพประจ าในห้อง
พยาบาล พร้อมจัดให้มีเวชภัณฑ์ และยาในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงเตียงพักคนไข้ และ
รถฉุกเฉินรับ-ส่ง กรณีได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง 

   -   - รูปที่  38 อุปกรณ์
ป ฐ ม พ ย า บ า ล
เบื้องต้น 
- รูปที่ 39  

ห้องพยาบาล 
- รูปที่ 40 รถรับ-ส่ง

กรณีฉุกเฉิน 
- ภาคผนวก 79ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-110 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

12. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)     
-  ก าหนดให้มีการศึกษา/สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัย     

เกี่ยวกับการเกิดสาร Dioxin จากกิจกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการด าเนินการตรวจวัด Dioxin เพื่อศึกษาข้อมูล

เกี่ยวกับการเกิดสาร Dioxin จากกิจกรรมของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลแล้วเมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการ
ตรวจวัด  พบว่า  ปริมาณ Dioxin and Farans (TEQ) 
ปล่องหม้อน้ าขนาด 200 ตัน/ชม. (A) และ (B) มีเท่ากับ 
<0.01 ng TEQ/Nm3   

   -   - ภาคผนวก 69ค 

-  สนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับหน่วย
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
หรือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน ผ่านคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์
โครงการเป็นประจ าทุกปี เพื่อสนับสนุนด้านเฝ้าระวังสุขภาพ
ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ 

- ชุมชนโดยรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- โครงการมีการด าเนินการสนับสนุนด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพ โดยล่าสุดโครงการสนับสนุนงบประมาณส าหรับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และการตรวจสุขภาพ เมื่อวันที่     
12 ธันวาคม 2567 

   -   - ภาคผนวก 55ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-111 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

12. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)     
- ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลในพื้นที่ เพื่อแจ้งจ านวนพนักงาน และช่วงอายุ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 

- หน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้ นที่  โ ด ย รอบที่ ตั้ ง
โครงการ 

- โครงการด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งจ านวน
พนักงาน และช่วงอายุ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
วางแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพให้แก่หน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่  โดยด า เนินการแจ้งไปยัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแจง 

- - ภาคผนวก 68ค 

- ให้การสนับสนุนและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นท่ี ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นท่ี ในการเฝ้า
ระวังและการรายงานสถานการณ์ของโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค
ระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ และโรคผิวหนัง รวมทั้งการประเมิน
สถานการณ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที ่

- หน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้ นที่  โ ด ย รอบที่ ตั้ ง
โครงการ 

- โครงการด าเนินการเก็บข้อมูลที่จ าเป็น เพื่อเป็น
ข้อมูลในการเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์
เกี่ ยวกับโรค จากหน่วยงานสาธารณสุขปีละ  
1 ครั้ ง  และพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงาน
สาธารณสุขในการเก็บข้อมูลและเฝ้าระวังความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ 

- - ภาคผนวก 54ค 
- ภาคผนวก 68ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-112 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

12. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)     
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี และการปฐมพยาบาล

เบื้องต้นแก่ชุมชนในพื้นที่ศึกษา การอบรม หรือจัดท าเอกสารคู่มือ
ให้กับชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่ เป็นต้น 

-  ชุ ม ชน โ ด ย ร อบ ที่ ตั้ ง
โครงการ 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
สารเคมี และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน
ในเขตพื้นท่ี ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2567  

   -   - ภาคผนวก 6ค 
- ภาคผนวก 70ค 

- ให้ความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงานในโรงงาน 

- หน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้ นที่  โ ด ย รอบที่ ตั้ ง
โครงการ 

- โครงการด าเนินการประสานงานเกี่ยวกับการ 
ให้ความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
และอาสาสมัครสาธารณสุขในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพพนักงานในโรงงาน อาทิ สนับสนุนให้
พนักงานการออกก าลังกายตอนเย็นเป็นประจ าทุก
วัน กิจกรรมกีฬาสี สนับสนุนงบประมาณส าหรับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนงบประมาณ
โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 

   -   - ภาคผนวก 55ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                      หน้า 2-113 

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ)   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   
  ของบริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

12. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)     
- ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนหรือร่วม

จัดท าแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชน
ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนหรือร่วม
จัดท าแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

 1) จัดอบรมเรื่องอันตรายจากสารเคมี มลพิษ และการป้องกัน 
 2) ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ โรงเรียน วัด ชุมชนโดยรอบพื้นที่

โครงการทีมบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

- หน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้ นที่  โ ด ย รอบที่ ตั้ ง
โครงการ 

- โครงการด าเนินการประสานงานเกี่ยวกับการให้
ความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
สนับสนุ นงบประมาณส าหรั บอุ ปกรณ์ทาง
การแพทย์และการตรวจสุขภาพ รวมทั้ งจัด
กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับสารเคมี การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ในวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2567 

- - ภาคผนวก 6ค 
- ภาคผนวก 55ค 
- ภาคผนวก 70ค 
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ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

12. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)     
3) จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนงานด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข โดยการสนับสนุนเพิ่มองค์ความรู้และความช านาญ โดย
การอบรมป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคระบบทางเดิน
หายใจ โรคภูมิแพ้ และโรคผิวหนัง ตลอดจนอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย
ต่างๆ ท้ังนี้ให้บันทึกหลักสูตรและจ านวนครั้งในการอบรม 

4) สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีในกรณีประชาชน
เกิดภาวการณ์เจ็บป่วยและผลการสอบสวน สืบสวน พบว่า มาจาก
กิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ โครงการจะต้องให้ความ
รับผิดชอบตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

- หน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่  โดยรอบที่ตั้ ง
โครงการ 

- โครงการด าเนินการประสานงานเกี่ยวกับการให้
ความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
สนับสนุนงบประมาณส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
และการตรวจสุขภาพ รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสารเคมี การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่
ประชาชนในเขตพื้นที่  ในวันที่  13 พฤศจิกายน 
2567 

   -   - ภาคผนวก 6ค 
- ภาคผนวก 55ค 
- ภาคผนวก 70ค 
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ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

13. อันตรายร้ายแรง     
- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

รวมถึงข้อปฎิบัติ เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมส าหรับพนักงาน
ตามลักษณะงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตนของพนักงาน โดยมีการจัดอบรม   
ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยใน
การท างานแก่พนักงานตามลักษณะงาน ได้แก่  
การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ  
เมื่อวันท่ี 21-23 พฤศจิกายน 2567 

   -   - ภาคผนวก 48ค 

- จัดให้มีพนักงานเดินตรวจตราในกระบวนการผลิต เพื่อตรวจสอบ
ความผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจ า 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีพนักงานซึ่ ง เป็นหัวหน้างาน 
เดินตรวจตราในกระบวนการผลิตเพื่อตรวจสอบ
ความผิ ดปกติ ของ เครื่ อ งจั ก รอุ ปกรณ์ ต่ า งๆ  
เป็นประจ าทุกวัน 

   -   -  

- จัดท าแผนบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ (โดยเฉพาะอุปกรณ์
ความปลอดภัย) ในเชิงป้องกัน (Prevention mainenance) เพื่อให้
อุปกรณ์ข้างต้นท างานได้อย่างปกติและต่อเนื่อง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีแผนซ่อมบ ารุ งรั กษาอุปกรณ์และ
เ ค รื่ อ ง จั ก ร ต่ า ง ๆ  เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ท า ง า น 
ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง 

   -   - ภาคผนวก 11ค 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติของพนักงาน (Work instruction) ในแต่ละ
กิจกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดท าคู่ มื อการปฏิบัติ ของพนักงาน 
ในแต่ ล ะกิ จ ก ร รม  เ พื่ อ เ กิ ด ค ว ามปลอดภั ย 
และควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน 

   -   - ภาคผนวก 50ค 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                หน้า 2-116 

     รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ 

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ 

  

รูปที่ 1 การติดตั้ง CEMs  

  
รูปที่ 2 เครื่องตรวจวัดความชื้นอ้อย  

  

รูปที่ 3 อุปกรณ์อะไหล่ส ารอง 
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รูปที่ 4 ป้ายรณรงค์เรื่องลดการเผาอ้อย 

  
รูปที่ 5 สายพานล าเลียงชานอ้อย 

  
รูปที่ 6 ท่อ Chute ต่อจากสายพานล าเลียง 

ชานอ้อย 
รูปที่ 7 รถตัดเกลี่ยกองชานอ้อย 
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มาตรการด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) 

  
รูปที่ 8 กองชานอ้อย 

  
รูปที่ 9 พ้ืนที่สีเขียวรอบกองชานอ้อย 

 
รูปที่ 10 โครงเหล็กติดตาข่ายล้อมรอบกองชานอ้อย 
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มาตรการด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) 

  

บริเวณพ้ืนที่ลานกองชานอ้อย 

 
บริเวณพ้ืนที่ลานกองเถ้า 

รูปที่ 11 ถุงลม (Wind Sock) 

 
รูปที่ 12 อุปกรณ์การฉีดพรมน้ าบริเวณกองชานอ้อย 
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รูปที่ 13 รางล าเลียงเถ้า (ติดตั้งอุปกรณ์การฉีดพรมเถ้าไว้ด้านใน) 

 
รูปที่ 14 ลานกองเถ้า 

 
รูปที่ 15 รถบรรทุกขนเถ้า 
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มาตรการด้านคุณภาพน้ า  

  
 รูปที่ 16 ระบบบ าบัดน้ าเสีย  

 
รูปที่ 17 การน าน้ ากลับมาใช้ประโยชน์ 

มาตรการด้านระดับเสียง 

  
รูปที่ 18 สัญลักษณ์/ป้ายเตือน บริเวณท่ีมีระดับเสียงดัง 
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รูปที่ 18 สัญลักษณ์/ป้ายเตือน บริเวณท่ีมีระดับเสียงดัง (ต่อ) 

  
รูปที่ 19 อุปกรณ์ลดเสียง (Silencer) 
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   รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 

มาตรการด้านระดับเสียง (ต่อ) 

  

  
รูปที่ 20 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)  

มาตรการด้านระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 

  
รูปที่ 21 ระบบระบายน้ าภายในพ้ืนที่โครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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    รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 

มาตรการด้านระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม (ต่อ) 

  

รูปที่ 22 การขุดลอกรางระบายน้ าในพื้นที่โครงการ รูปที่ 23 รางระบายน้ ารอบกองชานอ้อย 

มาตรการด้านคมนาคมขนส่ง 

  

รูปที่ 24 ป้ายจ ากัดความเร็วภายในพ้ืนที่โครงการ  
20 กม./ชม. 

รูปที่ 25 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
บริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนที่โครงการ 

มาตรการด้านการจัดการของเสีย 

  
รูปที่ 26 ถังขยะภายในพ้ืนที่โครงการ  
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USER
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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 รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 

มาตรการด้านการจัดการของเสีย (ต่อ) 

  
รูปที่ 27 พ้ืนที่จัดเก็บขยะ 

  
รูปที่ 28 ถังขยะของเสียอันตรายพร้อมติดป้ายชัดเจน 

มาตรการด้านสังคม-เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  
รูปที่ 29 ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน รูปที่ 30 ป้ายแสดงช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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 รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 

มาตรการด้านสุนทรียภาพ 

  

รูปที่ 31 พ้ืนที่สีเขียว 
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  

  
รูปที่ 32 อุปกรณ์ป้องกัน และระงับอัคคีภัย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 

มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 

  
รูปที่ 33 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้/ระบบเตือนภัย 

  

  
รูปที่ 34 ป้ายเตือนบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงอันตราย  

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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 รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 

มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 

  
รูปที่ 35 พัดลมระบายอากาศ รูปที่ 36 น้ าดื่มส าหรับพนักงาน 

  

 
รูปที่ 37 ฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 

มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 

  
รูปที่ 38 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

  
รูปที่ 39 ห้องพยาบาล 

 
รูปที่ 40 รถรับ-ส่ง กรณีฉุกเฉิน 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 

มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 

  

  

รูปที่ 41 ข้อมูลความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสารเคมี 

  

รูปที่ 42 พ้ืนที่จัดเก็บสารเคมี รูปที่ 43 ตรวจสอบการท างานหน่วยผลิตไอน้ า 
 
 
 
 

USER
Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 

มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 

 
รูปที่ 44 วาล์วควบคุมความดันไอน้ า 

  
รูปที่ 45 อุปกรณ์ควบคุมความผิดปกติ 

ของระบบไฟฟ้า  
รูปที่ 46 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิของขดลวด 

  
รูปที่ 47 แผนผังวงจรไฟฟ้าภายในโครงการ รูปที่ 48 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงสูง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 

มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 

  
รูปที่ 49 วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า รูปที่ 50 เครื่องสูบน้ าดับเพลิง 

  
รูปที่ 51 ท่อฉีดน้ าดับเพลิงรอบกองชานอ้อย รูปที่ 52 ถนนรอบกองชานอ้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 


