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       เอกสารประกอบผลการปฏบัิตติามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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สําเนาหนังสือนําส่งรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 
ระหว่างเดอืนมกราคม ถงึมิถุนายน พ.ศ.2567 
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 แผนการซ่อมบํารุงระบบหล่อเยน็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15
1 10PAD10AC001 Cooling Tower -1 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Drift eliminator inspection 6M

Infill inspection 6M
Visual Inspection Shroud hangers 6M
Visual InspectionWater leak 6M
Visual InspectionDistortion and crack of buildings , structure , foundation and accessory 6M
Water spary nozzle inspection 6M
Check the tightness of the fan cylinder bolts 6M
Inspect general condition Ladder, Handrial, Walkway 6M

2 10PAD10AC001 Cooling Tower -1 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Drift eliminator inspection 1Y
Infill inspection 1Y
Visual Inspection Shroud hangers 1Y
Visual InspectionWater leak 1Y
Visual InspectionDistortion and crack of buildings , structure , foundation and accessory 1Y
Water spary nozzle inspection 1Y
Check the tightness of the fan cylinder bolts 1Y
Inspect general condition Ladder, Handrial, Walkway 1Y
Fan Clean by removing dust and mud 1Y
Basin Clean by removing dust and mud 1Y

3 10PAD10AC002 Cooling Tower -2 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Drift eliminator inspection 6M
Infill inspection 6M
Visual Inspection Shroud hangers 6M
Visual InspectionWater leak 6M
Visual InspectionDistortion and crack of buildings , structure , foundation and accessory 6M
Water spary nozzle inspection 6M
Check the tightness of the fan cylinder bolts 6M
Inspect general condition Ladder, Handrial, Walkway 6M

4 10PAD10AC002 Cooling Tower -2 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Drift eliminator inspection 1Y
Infill inspection 1Y
Visual Inspection Shroud hangers 1Y
Visual InspectionWater leak 1Y
Visual InspectionDistortion and crack of buildings , structure , foundation and accessory 1Y
Water spary nozzle inspection 1Y
Check the tightness of the fan cylinder bolts 1Y
Inspect general condition Ladder, Handrial, Walkway 1Y
Fan Clean by removing dust and mud 1Y
Basin Clean by removing dust and mud 1Y

5 10PAD10AC003 Cooling Tower -3 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Drift eliminator inspection 6M
Infill inspection 6M
Visual Inspection Shroud hangers 6M
Visual InspectionWater leak 6M
Visual InspectionDistortion and crack of buildings , structure , foundation and accessory 6M
Water spary nozzle inspection 6M
Check the tightness of the fan cylinder bolts 6M
Inspect general condition Ladder, Handrial, Walkway 6M

6 10PAD10AC003 Cooling Tower -3 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Drift eliminator inspection 1Y
Infill inspection 1Y
Visual Inspection Shroud hangers 1Y
Visual InspectionWater leak 1Y
Visual InspectionDistortion and crack of buildings , structure , foundation and accessory 1Y
Water spary nozzle inspection 1Y
Check the tightness of the fan cylinder bolts 1Y
Inspect general condition Ladder, Handrial, Walkway 1Y
Fan Clean by removing dust and mud 1Y
Basin Clean by removing dust and mud 1Y

7 10PAC10AP001 Auxiliary Cooling Water Pumps-1 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Bearing Tempressure Record 1M
Check Foundation and hold-down bolts for tightness  1M
Inspection Seal leakage 1M
Regraese 1M
Cleaning Pump & area 1M
Ispection Tube of mechanical 1M
Inspection Seal leakage 1M
Regraese 1M
Cleaning Pump & area 1M
Flexible element of coupling check 1M
Vibration Analysis 1M

8 10PAC10AP001 Auxiliary Cooling Water Pumps-1 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Check Foundation and hold-down bolts for tightness  2Y
Inspection Seal leakage 2Y
Bearing Replacement 2Y
Flexible element of coupling check 2Y
Realigment Pump 2Y

9 10PAC10AP002 Auxiliary Cooling Water Pumps-2 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Bearing Tempressure Record 1M
Check Foundation and hold-down bolts for tightness  1M
Inspection Seal leakage 1M
Regraese 1M
Cleaning Pump & area 1M
Ispection Tube of mechanical 1M
Inspection Seal leakage 1M
Regraese 1M
Cleaning Pump & area 1M
Flexible element of coupling check 1M
Vibration Analysis 1M

10 10PAC10AP002 Auxiliary Cooling Water Pumps-2 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Check Foundation and hold-down bolts for tightness  2Y
Inspection Seal leakage 2Y
Bearing Replacement 2Y
Flexible element of coupling check 2Y
Realigment Pump 2Y

11 10PAC20AP001 Cooling Water Pumps for Chiller -1 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Bearing Tempressure Record 1M
Check Foundation and hold-down bolts for tightness  1M
Inspection Seal leakage 1M
Regraese 1M
Cleaning Pump & area 1M
Ispection Tube of mechanical 1M
Inspection Seal leakage 1M
Regraese 1M
Cleaning Pump & area 1M
Flexible element of coupling check 1M
Vibration Analysis 1M

12 10PAC20AP001 Cooling Water Pumps for Chiller -1 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Check Foundation and hold-down bolts for tightness  2Y
Inspection Seal leakage 2Y
Bearing Replacement 2Y
Flexible element of coupling check 2Y
Realigment Pump 2Y

บริษทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัÉน จาํกดั
Bangpa-in Cogeneration Limited

PM MASTER PLAN GAS COOLING REV.02

Tag descriptionTag nameItem MONTH YEARSystem PM TypeActivity

13 10PAC20AP002 Cooling Water Pumps for Chiller -2 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Bearing Tempressure Record 1M
Check Foundation and hold-down bolts for tightness  1M
Inspection Seal leakage 1M
Regraese 1M
Cleaning Pump & area 1M
Ispection Tube of mechanical 1M
Inspection Seal leakage 1M
Regraese 1M
Cleaning Pump & area 1M
Flexible element of coupling check 1M
Vibration Analysis 1M

14 10PAC20AP002 Cooling Water Pumps for Chiller -2 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Check Foundation and hold-down bolts for tightness  2Y
Inspection Seal leakage 2Y
Bearing Replacement 2Y
Flexible element of coupling check 2Y
Realigment Pump 2Y

15 10PAC20AP003 Cooling Water Pumps for Chiller -3 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Bearing Tempressure Record 1M
Check Foundation and hold-down bolts for tightness  1M
Inspection Seal leakage 1M
Regraese 1M
Cleaning Pump & area 1M
Ispection Tube of mechanical 1M
Inspection Seal leakage 1M
Regraese 1M
Cleaning Pump & area 1M
Flexible element of coupling check 1M
Vibration Analysis 1M

16 10PAC20AP003 Cooling Water Pumps for Chiller -3 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Check Foundation and hold-down bolts for tightness  2Y
Inspection Seal leakage 2Y
Bearing Replacement 2Y
Flexible element of coupling check 2Y
Realigment Pump 2Y

17 13PAC10AP001 Main Cooling Water Pumps-1 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Bearing Tempressure Record 1M
Check Foundation and hold-down bolts for tightness  1M
Inspection Seal leakage 1M
Regraese 1M
Cleaning Pump & area 1M
Ispection Tube of mechanical 1M
Inspection Seal leakage 1M
Regraese 1M
Cleaning Pump & area 1M
Flexible element of coupling check 1M
Vibration Analysis 1M

18 13PAC10AP001 Main Cooling Water Pumps-1 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Check Foundation and hold-down bolts for tightness  2Y
Inspection Seal leakage 2Y
Bearing Replacement 2Y
Flexible element of coupling check 2Y
Realigment Pump 2Y

19 13PAC10AP002 Main Cooling Water Pumps-2 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Bearing Tempressure Record 1M
Check Foundation and hold-down bolts for tightness  1M
Inspection Seal leakage 1M
Regraese 1M
Cleaning Pump & area 1M
Ispection Tube of mechanical 1M
Inspection Seal leakage 1M
Regraese 1M
Cleaning Pump & area 1M
Flexible element of coupling check 1M
Vibration Analysis 1M

20 13PAC10AP002 Main Cooling Water Pumps-2 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Check Foundation and hold-down bolts for tightness  2Y
Inspection Seal leakage 2Y
Bearing Replacement 2Y
Flexible element of coupling check 2Y
Realigment Pump 2Y

21 13PAC10AP003 Main Cooling Water Pumps-3 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Bearing Tempressure Record 1M
Check Foundation and hold-down bolts for tightness  1M
Inspection Seal leakage 1M
Regraese 1M
Cleaning Pump & area 1M
Ispection Tube of mechanical 1M
Inspection Seal leakage 1M
Regraese 1M
Cleaning Pump & area 1M
Flexible element of coupling check 1M
Vibration Analysis 1M

22 13PAC10AP003 Main Cooling Water Pumps-3 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Check Foundation and hold-down bolts for tightness  2Y
Inspection Seal leakage 2Y
Bearing Replacement 2Y
Flexible element of coupling check 2Y
Realigment Pump 2Y

23 10PAD10AC001MG01 Cooling Tower Fan Gearbox -1 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Check Fan blade clamp hardware tightness  6M
Check Drift eleminator  6M
Check tightness of Fan hub clamp bolts. 6M
Check tightness of Fan hub cover bolts 6M
Check tightness of Gear Reducer and motor mounting bolts 6M
Check tightness of  Drive shaft coupling and guard bolts. 6M
Check Angular alignment realign if out of spec "B"  6M
Change Lube oil gearbox  6M
Check Framework bolts tight  6M
Check Torque of fan blades bolts  6M
Check Track of blade"C"  6M
Check Blade pitch angle adjust if out of spec "D"  6M
Check Tip blade clearance "A"  6M
Check Gap of coupling spacer "N" 6M

24 10PAD10AC001MG02 Cooling Tower Fan Gearbox -2 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Check Fan blade clamp hardware tightness  6M
Check Drift eleminator  6M
Check tightness of Fan hub clamp bolts. 6M
Check tightness of Fan hub cover bolts 6M
Check tightness of Gear Reducer and motor mounting bolts 6M
Check tightness of  Drive shaft coupling and guard bolts. 6M
Check Angular alignment realign if out of spec "B"  6M
Change Lube oil gearbox  6M
Check Framework bolts tight  6M
Check Torque of fan blades bolts  6M
Check Track of blade"C"  6M
Check Blade pitch angle adjust if out of spec "D"  6M
Check Tip blade clearance "A"  6M
Check Gap of coupling spacer "N" 6M



25 10PAD10AC001MG03 Cooling Tower Fan Gearbox -3 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Check Fan blade clamp hardware tightness  6M
Check Drift eleminator  6M
Check tightness of Fan hub clamp bolts. 6M
Check tightness of Fan hub cover bolts 6M
Check tightness of Gear Reducer and motor mounting bolts 6M
Check tightness of  Drive shaft coupling and guard bolts. 6M
Check Angular alignment realign if out of spec "B"  6M
Change Lube oil gearbox  6M
Check Framework bolts tight  6M
Check Torque of fan blades bolts  6M
Check Track of blade"C"  6M
Check Blade pitch angle adjust if out of spec "D"  6M
Check Tip blade clearance "A"  6M
Check Gap of coupling spacer "N" 6M

26 10PAA10AT001 Side Stream Filter 13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Check Leakage of each part 6M
Check Abnormal vibration, noise and exhaust color 6M
Check Packing gland seal cages  6M
Inside strainer cleaning 6M

27 13PAB10AA150 Auto Air Vent Valve for Cooling water syste13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Visual Inspection 6M
Leakage check 6M

28 13PAB10AA151 Auto Air Vent Valve for Cooling water syste13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Visual Inspection 6M
Leakage check 6M

29 10PAB10AA152 Auto Air Vent Valve for Cooling water syste13 Cooling Towers and Cooling Fan Systems Visual Inspection 6M
Leakage check 6M
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 สําเนาหนังสือขอเปลีย่นแปลงอตัราการระบายมลพษิทางอากาศ 
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 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ  
จากระบบการตรวจวดัคุณภาพอากาศแบบต่อเน่ือง (CEMs)  

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึธันวาคม พ.ศ.2567 

 



   
      CEMs 

 

 (Continuous Emission Monitoring System: CEMs)

  . .2567 

  

 7%O2

O2 

( ) 
NOx 

( ) 

SO2 

( ) 

PM 

(

) 

1. HRSG 1  1.00-59.00 1.00-7.00 0.36-1.04 14.37-17.29 

  0.00-59.00 1.00-6.00 0.43-1.07 14.34-14.94 

  2.00-58.00 1.00-7.00 0.42-1.17 12.08-15.62 

  5.00-59.00 1.00-4.00 0.16-1.05 14.73-19.21 

  14.00-58.00 1.00-6.00 0.36-0.81 14.59-15.41 

  6.00-58.00   1.00-6.00 0.42-0.94 14.50-15.11 

2. HRSG 2  10.16-58.85 0.00-5.86 0.15-0.43 14.45-15.04 

  13.32-58.59 0.10-6.15 0.15-0.39 13.73-15.04 

  1.34-58.49 0.00-6.09 0.15-0.45 13.43-17.08 

  5.52-57.70 0.00-6.50 0.15-0.40 14.44-15.86 

  6.72-58.69 0.18-3.67 0.15-0.37 14.55-16.11 

  17.60-56.78 0.15-2.19 0.15-0.37 14.83-15.50 

3. HRSG 3  18.73-57.52 0.24-0.32 0.35-6.84 14.86-16.90 

 16.02-58.44 0.24-0.30 0.00-5.16 14.80-15.54 

 15.72-59.34 0.09-0.31 0.00-4.16 14.82-15.74 

 13.59-57.20 0.19-0.31 0.02-4.69 14.94-15.69 

 10.93-59.19 0.26-1.26 0.00-4.21 14.65-15.71 

 39.35-59.80 0.26-0.60 0.00-2.89 14.64-15.50 

4. HRSG 4  16.84-59.80 0.23-0.29 0.00-3.74 14.77-15.33 

 13.24-59.06 0.01-0.29 0.00-3.91 14.85-15.39 

 14.68-56.52 0.17-0.30 0.00-3.95 14.85-15.64 

 9.09-55.24 0.00-4.08 0.00-3.89 14.89-15.36 

 2.18-59.42 0.02-0.57 0.00-1.96 14.66-20.40 

 38.05-59.86 0.02-0.57 0.00-1.85 14.66-15.50 
1/ 60 10 10 -3/ 
2/ 120 20 60 -3/ 

 

   
      CEMs 

 

 : 1. 1/  (EIA)  

    (   1) . .2557 

   2. 2/  . .2553 

 . .2547  7%O2 

   3. 3/  (EIA) 

 :     (Continuous Emission Monitoring  System : CEMs) 
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เอกสารระบบ Dry Low NOx Burner  
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Daniel Kessler
Mr. Ueoka
4/18/2013
20:45-21:15
192-303
214
61

Customer Representative:  
Date of Test:  

Engine Fired Starts:  

Time of Test:  
Engine Serial Number: 

Engine Fired Hours:  

GE Representative:  

                                       

Daniel Kessler
Mr. Ueoka
4/21/2013
17:30-1800
192-300
78
24

Customer Representative:  
Date of Test:  
Time of Test:  

Engine Serial Number: 
Engine Fired Hours:  
Engine Fired Starts:  

GE Representative:  

                                       

Daniel Kessler
Mr. Ueoka
4/19/2013
1:30-2:00
192-303
217
61Engine Fired Starts:  

Time of Test:  
Engine Serial Number: 

Engine Fired Hours:  

GE Representative:  
Customer Representative:  

Date of Test:  



                                       

Daniel Kessler
Mr. Ueoka
4/21/2013
20:15-20:45
192-300
80
24Engine Fired Starts:  

GE Representative:  
Customer Representative:  

Engine Fired Hours:  

Date of Test:  
Time of Test:  

Engine Serial Number: 
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05/09/13

Customer: BANGPA-IN 03:24:23 PM

DATE OF TEST: 4/18/2013
ENGINE HOURS: 214 LM6000 PD SPRINT PERFORMANCE CALCULATIONS (GAS FUEL) -- Unit 1 -- On Peak

ENGINE S/N:  192-303

VARBL. DESCRIPTION TEST GUAR PT.

BP BAROMETRIC PRESSURE - PSIA 14.594 14.627
WB AMBIENT WET BULB TEMPERATURE - °F 83.70
DB AMBIENT DRY BULB TEMPERATURE - °F 85.24 91.40
RH AMBIENT RELATIVE HUMIDITY  % 69.9 73.00

CIRH COMPRESSOR INLET RELATIVE HUMIDITY  % 99.90 95.00
CIT COMPRESSOR INLET TEMPERATURE - °F 53.20 51.80
IPL INLET PRESSURE LOSS - in H2O 5.0 5.00
EPL EXHAUST PRESSURE LOSS - in H2O 12.0 12.00
PF GENERATOR POWER FACTOR 1.00 0.80

WFM MEASURED FUEL FLOW - LBS/HR 28251.3 28576.0
LHV FUEL LOWER HEATING VALUE - BTU/LB 13877.8 13921.0

LHV_V FUEL LOWER HEATING VALUE - BTU/SCF 769.4 766.9
FMW FUEL MOLECULAR WEIGHT 20.79 20.853
TGAS FUEL GAS TEMPERATURE, R 594.48 589.67
MWI MODIFIED MOBBE INDEX- (BTU/SCF)/SQRT(DEGR) 37.252 37.2245

KW POWER - KW 48675.5 47800
HR HEAT RATE - BTU/kWH, LHV 8054.6 8449

Margins without Degradation or Tolerance

Corr'd Power, kW 48788 Power Margin, % 2.07

Corr'd Heat Rate,  BTU/kWH, LHV 8087 Heat Rate Margin, % 4.29

TEST CONDITIONS ARE USED WITH THE CORRECTION FACTOR CURVES TO DETERMINE TEST DATA CORRECTION FACTORS.

THE INDIVIDUAL FACTORS ARE COMBINED INTO A TOTAL FACTOR.

TEST vs GUAR. 

DEVIATION KW HR

CIT COMPRESSOR INLET TEMPERATURE - °F 1.40 0.9947 Curve # 1 1.0010 Curve # 5
RH COMPRESSOR INLET RELATIVE HUMIDITY - % 4.90 1.0003 Curve # 2 1.0001 Curve # 6
BP BAROMETRIC PRESSURE - PSIA -0.033 0.9977 Curve # 3 1.0001 Curve # 7
EC EXHAUST PRESSURE LOSS - in H2O 0.00 1.0000 Curve # 4 1.0000 Curve # 8

MWI MODIFIED MOBBE INDEX- (BTU/SCF)/SQRT(DEGR) 0.027 1.0001 Curve # 9 0.9999 Curve # 10
PF GENERATOR POWER FACTOR 0.195 1.0049 Curve # 11 0.9951 Curve # 12

TC COMBINED TOTAL CORRECTION 0.9977 0.9961

POWER OUTPUT CORRECTION

TESTED KW 48676
GROSS CORRECTED kW =  -------------------------------------     = ----------------------------    = 48788  kW

TOTAL CORRECTION 0.998

48788 - 47800
POWER MARGIN = ----------------------------- x 100  = 2.07% 

47800

HEAT RATE CORRECTION Margins without Degradation or Tolerance

TESTED HR 8055
CORRECTED HR =  -------------------------------------   = -------------------------    =  8087  Btu/kWH, LHV

TOTAL CORRECTION 0.996

8449 - 8087
HR MARGIN = ----------------------------- x 100  = 4.29% 

8449

                                       
Customer: BANGPA-IN 11:51:10 AM

DATE OF TEST: 4/21/2013
ENGINE HOURS: 78 LM6000 PD SPRINT PERFORMANCE CALCULATIONS (GAS FUEL) -- Unit 2 -- On Peak

ENGINE S/N:  192-300

VARBL. DESCRIPTION TEST GUAR PT.

BP BAROMETRIC PRESSURE - PSIA 14.592 14.627
WB AMBIENT WET BULB TEMPERATURE - °F 83.70
DB AMBIENT DRY BULB TEMPERATURE - °F 95.44 91.40
RH AMBIENT RELATIVE HUMIDITY  % 47.33 73.00

CIRH COMPRESSOR INLET RELATIVE HUMIDITY  % 99.90 95.00
CIT COMPRESSOR INLET TEMPERATURE - °F 52.73 51.80
IPL INLET PRESSURE LOSS - in H2O 5.0 5.00
EPL EXHAUST PRESSURE LOSS - in H2O 12.0 12.00
PF GENERATOR POWER FACTOR 1.00 0.80

WFM MEASURED FUEL FLOW - LBS/HR 28157.0 28576.0
LHV FUEL LOWER HEATING VALUE - BTU/LB 13746.0 13921.0

LHV_V FUEL LOWER HEATING VALUE - BTU/SCF 771.5 766.9
FMW FUEL MOLECULAR WEIGHT 20.88 20.853
TGAS FUEL GAS TEMPERATURE, R 595.11 589.67
MWI MODIFIED MOBBE INDEX- (BTU/SCF)/SQRT(DEGR) 37.250 37.2245

KW POWER - KW 48348.1 47800
HR HEAT RATE - BTU/kWH, LHV 8005.4 8449

Margins without Degradation or To

Corr'd Power, kW 48378 Power Margin, % 1.21

Corr'd Heat Rate,  BTU/kWH, LHV 8040 Heat Rate Margin, % 4.84

TEST CONDITIONS ARE USED WITH THE CORRECTION FACTOR CURVES TO DETERMINE TEST DATA CORRECTION FACTORS.

THE INDIVIDUAL FACTORS ARE COMBINED INTO A TOTAL FACTOR.

TEST vs GUAR. 

DEVIATION KW HR

CIT COMPRESSOR INLET TEMPERATURE - °F 0.93 0.9965 Curve # 1 1.0006 Curve # 5
RH COMPRESSOR INLET RELATIVE HUMIDITY - % 4.90 1.0003 Curve # 2 1.0001 Curve # 6
BP BAROMETRIC PRESSURE - PSIA -0.035 0.9975 Curve # 3 1.0001 Curve # 7
EC EXHAUST PRESSURE LOSS - in H2O 0.00 1.0000 Curve # 4 1.0000 Curve # 8

MWI MODIFIED MOBBE INDEX- (BTU/SCF)/SQRT(DEGR) 0.026 1.0001 Curve # 9 0.9999 Curve # 10
PF GENERATOR POWER FACTOR 0.200 1.0050 Curve # 11 0.9950 Curve # 12

TC COMBINED TOTAL CORRECTION 0.9994 0.9957

POWER OUTPUT CORRECTION

TESTED KW 48348
GROSS CORRECTED kW =  -------------------------------------     = ----------------------------    = 48378  kW

TOTAL CORRECTION 0.999

48378 - 47800
POWER MARGIN = ----------------------------- x 100  = 1.21% 

47800

HEAT RATE CORRECTION Margins without Degradation or Tolerance

TESTED HR 8005
CORRECTED HR =  -------------------------------------   = -------------------------    =  8040  Btu/kWH, LHV

TOTAL CORRECTION 0.996

8449 - 8040
HR MARGIN = ----------------------------- x 100  = 4.84% 

8449
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05/03/13

Customer: Bangpa 09:29:27 AM

DATE OF TEST: 4/19/2013
ENGINE HOURS: 217 LM6000 PD SPRINT PERFORMANCE CALCULATIONS (GAS FUEL) -- Unit 1 -- OFF PEAK

ENGINE S/N:  192-303

VARBL. DESCRIPTION TEST GUAR PT.

BP BAROMETRIC PRESSURE - PSIA 14.588 14.627
WB AMBIENT WET BULB TEMPERATURE - °F 83.70
DB AMBIENT DRY BULB TEMPERATURE - °F 82.19 91.40
RH AMBIENT RELATIVE HUMIDITY  % 73.3 73.00

CIRH COMPRESSOR INLET RELATIVE HUMIDITY  % 40.2 59.10
CIT COMPRESSOR INLET TEMPERATURE - °F 101.8 98.25

OPCIT ON PEAK COMPRESSOR INLET TEMPERATURE - °F 52.30 51.80
IPL INLET PRESSURE LOSS - in H2O 5.00 5.00
EPL EXHAUST PRESSURE LOSS - in H2O 10.94 10.94
NSD LP TURBINE SPEED - RPM 3630 3627
PF GENERATOR POWER FACTOR 0.989 0.80

WFM MEASURED FUEL FLOW - LBS/HR 19564.5 19293.0
LHV FUEL LOWER HEATING VALUE - BTU/LB 13877.6 13921.0

LHV_V FUEL LOWER HEATING VALUE - BTU/SCF 769.4 766.9
FMW FUEL MOLECULAR WEIGHT 20.788 20.853
TGAS FUEL GAS TEMPERATURE, R 594.6 589.67
MWI MODIFIED WOBBE INDEX- (BTU/SCF)/SQRT(DEGR) 37.248 37.2245

KW POWER - KW 30353.9 29779.0
HR HEAT RATE - BTU/kWH, LHV 8944.7 9143.00

Margins without Degradation or Tolerance
Corr'd Power at Guaranteed Power (Throttle Push Corrected), kW 29779 Power Margin, % 0.00

Corr'd Heat Rate at Guaranteed Power (Throttle Push Corrected),  BTU/kWH, LHV 9027 Heat Rate Margin, % 1.27

TEST CONDITIONS ARE USED WITH THE CORRECTION FACTOR CURVES TO DETERMINE TEST DATA CORRECTION FACTORS.
THE INDIVIDUAL FACTORS ARE COMBINED INTO A TOTAL FACTOR.

TEST vs GUAR. 
DEVIATION KW HR TP KW TP HR

TAMB & RH COMPRESSOR INLET TEMPERATURE - °F -9.21 F & 0.3 % RH 1.0000 Curve # 1 0.9983 Curve # 8
OPCIT ON PEAK COMPRESSOR INLET TEMPERATURE - °F 0.50 0.9982 Curve # 2 1.0004 Curve # 9

BP BAROMETRIC PRESSURE - PSIA -0.039 0.99744 Curve # 3 0.99999 Curve # 3
EC EXHAUST PRESSURE LOSS - inH2O 0.00 1.0000 Curve # 4 1.0000 Curve # 11

NSD LP TURBINE SPEED - RPM 2.97 0.9986 Curve # 5 1.0003 Curve # 12
PF GENERATOR POWER FACTOR 0.19 1.0050 Curve # 6 0.9961 Curve # 13

MWI MODIFIED WOBBE INDEX- (BTU/SCF)/SQRT(DEGR) 0.02 1.0001 Curve # 7 1.0000 Curve # 14

TC COMBINED TOTAL CORRECTION 0.9993 0.9950 1.0200 0.9958

POWER OUTPUT CORRECTION

                                                                  MEASURED POWER 30354 kW
GROSS CORRECTED POWER FOR AMBIENT =  -------------------------------------------------------     = -----------------------    = 30375 kW

                                                      TOTAL AMBIENT CORRECTION 0.9993

THROTTLE PUSH IS EVALUATION OF POWER OVER THE GUARANTEE BASED ON AMBIENT CORRECTION

CORRECTED KW 30375 kW
-------------------------------- =  -----------------------   = 1.0200 --> X-AXIS OF CURVE 15 & 16
GUARANTEED KW 29779  KW

TESTED KW 30375
TP GROSS CORR PWR = =  -------------------------------------     = ----------------------------    = 29779  kW

TP PWR CORRECTION 1.0200

29779 - 29779
POWER MARGIN------------------------------------ x 100  = 0.00% 

29779

Margins without Degradation or Tolerance
HEAT RATE CORRECTION

TESTED HR 8945 Btu/kWH, LHV
AMB CORRECTED HR =  -------------------------------------   = -------------------------    =  8990  Btu/kWH, LHV

TOTAL AMB CORRECTION 0.9950

AMB CORRECTED HR 8990 Btu/kWH, LHV
TP GROSS CORR HR = =  -------------------------------------     = ----------------------------    = 9027 Btu/kWH, LHV

TP HR CORRECTION 0.9958

9143 - 9027
HR MARGIN------------------------------------- x 100 = 1.27% 

9143

THROTTLE PUSH CORRECTION = 

                                       
PAGE 1

05/22/13

Customer: Bangpa 11:51:10 AM

DATE OF TEST: 4/21/2013
ENGINE HOURS: 80 LM6000 PD SPRINT PERFORMANCE CALCULATIONS (GAS FUEL) -- Unit 2 -- OFF PEAK

ENGINE S/N:  192-300

VARBL. DESCRIPTION TEST GUAR PT.

BP BAROMETRIC PRESSURE - PSIA 14.642 14.627
WB AMBIENT WET BULB TEMPERATURE - °F 83.70
DB AMBIENT DRY BULB TEMPERATURE - °F 89.77 91.40
RH AMBIENT RELATIVE HUMIDITY  % 58.0 73.00

CIRH COMPRESSOR INLET RELATIVE HUMIDITY  % 36.6 59.10
CIT COMPRESSOR INLET TEMPERATURE - °F 104.9 98.25

OPCIT ON PEAK COMPRESSOR INLET TEMPERATURE - °F 52.73 51.80
IPL INLET PRESSURE LOSS - in H2O 5.00 5.00
EPL EXHAUST PRESSURE LOSS - in H2O 10.94 10.94
NSD LP TURBINE SPEED - RPM 3626 3627
PF GENERATOR POWER FACTOR 1.000 0.80

WFM MEASURED FUEL FLOW - LBS/HR 19121.5 19293.0
LHV FUEL LOWER HEATING VALUE - BTU/LB 13806.7 13921.0

LHV_V FUEL LOWER HEATING VALUE - BTU/SCF 773.2 766.9
FMW FUEL MOLECULAR WEIGHT 20.922 20.853
TGAS FUEL GAS TEMPERATURE, R 594.84 589.67
MWI MODIFIED WOBBE INDEX- (BTU/SCF)/SQRT(DEGR) 37.302 37.2245

KW POWER - KW 29212.6 29779.0
HR HEAT RATE - BTU/kWH, LHV 9037.4 9143.00

Margins without Degradation or Tolerance
Corr'd Power at Guaranteed Power (Throttle Push Corrected), kW 29779 Power Margin, % 0.00

Corr'd Heat Rate at Guaranteed Power (Throttle Push Corrected),  BTU/kWH, LHV 9030 Heat Rate Margin, % 1.24

TEST CONDITIONS ARE USED WITH THE CORRECTION FACTOR CURVES TO DETERMINE TEST DATA CORRECTION FACTORS.
THE INDIVIDUAL FACTORS ARE COMBINED INTO A TOTAL FACTOR.

TEST vs GUAR. 
DEVIATION KW HR TP KW TP HR

TAMB & RH COMPRESSOR INLET TEMPERATURE - °F -1.63 F & -15.0 % RH 1.0000 Curve # 1 0.9981 Curve # 8
OPCIT ON PEAK COMPRESSOR INLET TEMPERATURE - °F 0.93 0.9966 Curve # 2 1.0007 Curve # 9

BP BAROMETRIC PRESSURE - PSIA 0.015 1.0011 Curve # 3 0.9999 Curve # 10
EC EXHAUST PRESSURE LOSS - inH2O 0.00 1.0000 Curve # 4 1.0000 Curve # 11

NSD LP TURBINE SPEED - RPM -0.59 1.0003 Curve # 5 0.9999 Curve # 12
PF GENERATOR POWER FACTOR 0.20 1.0053 Curve # 6 0.9959 Curve # 13

MWI MODIFIED WOBBE INDEX- (BTU/SCF)/SQRT(DEGR) 0.08 1.0002 Curve # 7 1.0000 Curve # 14

TC COMBINED TOTAL CORRECTION 1.0034 0.9945 0.9776 1.0064

POWER OUTPUT CORRECTION

                                                                  MEASURED POWER 29213 kW
GROSS CORRECTED POWER FOR AMBIENT =  -------------------------------------------------------     = -----------------------    = 29113 kW

                                                      TOTAL AMBIENT CORRECTION 1.0034

THROTTLE PUSH IS EVALUATION OF POWER OVER THE GUARANTEE BASED ON AMBIENT CORRECTION

CORRECTED KW 29113 kW

-------------------------------- =  -----------------------   = 0.9776 --> X-AXIS OF CURVE 15 & 16

GUARANTEED KW 29779  KW

TESTED KW 29113
TP GROSS CORR PWR = =  -------------------------------------     = ----------------------------    = 29779  kW

TP PWR CORRECTION 0.9776

29779 - 29779
POWER MARGIN------------------------------------ x 100  = 0.00% 

29779

Margins without Degradation or Tolerance
HEAT RATE CORRECTION

TESTED HR 9037 Btu/kWH, LHV
AMB CORRECTED HR =  -------------------------------------   = -------------------------    =  9088  Btu/kWH, LHV

TOTAL AMB CORRECTION 0.9945

AMB CORRECTED HR 9088 Btu/kWH, LHV
TP GROSS CORR HR = =  -------------------------------------     = ----------------------------    = 9030 Btu/kWH, LHV

TP HR CORRECTION 1.0064

9143 - 9030
HR MARGIN------------------------------------- x 100 = 1.24% 

9143

THROTTLE PUSH CORRECTION = 

                                       

 

                                       

 



                                       
AVG 0.72 13877.6 130.63 735.92 AVG 0.73 13806.68 131.55 739.01

STDEV 0.00 10.7 0.04 0.64 STDEV 0.0 12.6 0.1 0.6
RSD 0.15% 0.08% 0.03% 0.09% RSD 0.14% 0.09% 0.08% 0.08%

1 24 25 26 27 1 24 25 26 27

Time

Gas Fuel 
Specific 
Gravity

Gas Fuel 
Heating 
Value

Fuel 
Temp. at 
Flow Meter

Fuel Gas 
Pressure Time

Gas Fuel 
Specific 
Gravity

Gas Fuel 
Heating 
Value

Fuel 
Temp. at 
Flow Meter

Fuel Gas 
Pressure

TOD SGGS LHVGS TGS PGAS TOD SGGS LHVGS TGS PGAS
1:29:58 0.73 13871.00 130.64 734.99
1:30:29 0.72 13876.76 130.57 736.24 20:14:59 0.73 13784.38 131.52 738.53
1:30:58 0.72 13906.30 130.61 736.81 20:15:30 0.73 13792.41 131.61 739.49
1:31:28 0.72 13882.42 130.69 735.66 20:16:0 0.73 13795.35 131.77 739.58
1:31:59 0.73 13872.17 130.63 735.09 20:16:30 0.73 13802.93 131.67 738.15
1:32:28 0.72 13889.32 130.60 736.14 20:17:30 0.73 13805.78 131.59 739.39
1:32:58 0.72 13886.22 130.64 736.81 20:17:59 0.73 13784.10 131.73 739.49
1:33:29 0.73 13867.32 130.69 735.66 20:18:29 0.73 13791.89 131.63 737.96
1:33:59 0.72 13881.29 130.63 735.47 20:19:0 0.73 13787.63 131.51 738.91
1:34:28 0.72 13891.18 130.59 736.62 20:19:30 0.73 13789.52 131.60 739.49
1:34:59 0.73 13873.12 130.63 736.81 20:20:0 0.73 13801.65 131.77 739.68
1:35:29 0.72 13877.63 130.71 735.86 20:20:30 0.73 13802.27 131.69 738.53
1:35:59 0.72 13881.09 130.61 735.38 20:21:0 0.73 13809.21 131.49 738.63
1:36:28 0.72 13874.22 130.55 736.33 20:21:29 0.73 13810.47 131.56 739.49
1:36:58 0.73 13874.18 130.64 737.01 20:21:59 0.73 13801.36 131.71 739.49
1:37:29 0.72 13888.79 130.69 735.38 20:22:30 0.73 13788.76 131.66 738.34
1:37:58 0.72 13886.70 130.62 735.57 20:22:59 0.73 13803.81 131.48 738.63
1:38:29 0.72 13878.99 130.59 736.33 20:23:29 0.73 13786.99 131.56 739.68
1:38:58 0.72 13898.51 130.63 736.81 20:24:0 0.73 13804.27 131.70 739.78
1:39:29 0.72 13880.98 130.69 735.38 20:24:30 0.73 13808.50 131.61 738.24
1:39:58 0.72 13874.88 130.64 735.38 20:25:0 0.73 13792.24 131.47 738.53
1:40:29 0.72 13873.44 130.58 736.33 20:25:29 0.73 13801.70 131.55 739.30
1:40:58 0.72 13899.41 130.63 736.91 20:25:59 0.73 13800.30 131.67 739.39
1:41:29 0.72 13894.89 130.68 735.38 20:26:29 0.73 13795.08 131.65 738.15
1:41:59 0.72 13879.26 130.63 735.28 20:26:59 0.73 13797.07 131.48 738.91
1:42:29 0.72 13893.21 130.58 736.43 20:27:30 0.73 13811.14 131.56 739.68
1:42:58 0.73 13869.45 130.61 736.62 20:28:0 0.73 13807.21 131.72 739.39
1:43:28 0.73 13873.20 130.66 735.38 20:28:30 0.73 13801.72 131.63 738.05
1:43:59 0.72 13886.34 130.63 735.28 20:29:0 0.73 13795.24 131.45 738.91
1:44:29 0.73 13857.16 130.57 736.33 20:29:29 0.73 13801.03 131.57 739.49
1:44:58 0.73 13867.88 130.61 736.81 20:29:59 0.73 13802.48 131.65 739.68
1:45:28 0.72 13886.67 130.69 735.28 20:30:29 0.73 13794.76 131.61 738.05
1:45:59 0.72 13881.33 130.63 735.47 20:31:00 0.73 13818.99 131.42 738.72
1:46:28 0.73 13864.72 130.56 736.33 20:31:30 0.73 13804.29 131.54 739.49
1:46:59 0.73 13855.65 130.64 736.62 20:31:59 0.73 13823.90 131.66 739.49
1:47:28 0.72 13888.49 130.68 735.18 20:32:30 0.73 13808.85 131.49 738.24
1:47:58 0.72 13878.12 130.61 735.38 20:33:0 0.73 13809.06 131.37 738.82
1:48:29 0.72 13880.09 130.58 736.24 20:33:29 0.73 13811.20 131.46 739.39
1:48:59 0.72 13875.14 130.66 736.72 20:33:59 0.73 13828.67 131.61 739.58
1:49:28 0.73 13871.92 130.69 735.18 20:34:29 0.73 13805.61 131.48 738.05
1:49:58 0.72 13878.38 130.64 735.18 20:34:59 0.73 13832.01 131.34 738.82
1:50:29 0.72 13892.87 130.60 736.14 20:35:29 0.73 13801.59 131.46 739.87
1:50:59 0.73 13859.73 130.66 736.53 20:36:0 0.73 13824.50 131.59 739.68
1:51:28 0.72 13874.39 130.69 735.38 20:36:30 0.73 13815.22 131.53 738.05
1:51:59 0.73 13858.39 130.62 735.09 20:36:59 0.73 13812.05 131.37 738.91
1:52:28 0.73 13864.24 130.59 736.24 20:37:29 0.73 13821.39 131.49 739.68
1:52:58 0.72 13886.32 130.64 736.72 20:37:59 0.73 13809.06 131.61 739.49
1:53:29 0.72 13879.39 130.69 735.09 20:38:29 0.73 13811.22 131.53 738.15
1:53:59 0.73 13876.58 130.62 735.18 20:38:59 0.73 13811.53 131.38 739.11
1:54:28 0.72 13880.07 130.57 736.24 20:39:29 0.73 13837.85 131.52 739.68
1:54:58 0.73 13865.23 130.64 736.81 20:39:59 0.73 13837.14 131.59 739.58
1:55:28 0.73 13874.49 130.69 735.28 20:40:29 0.73 13808.86 131.51 738.24
1:55:59 0.73 13873.25 130.61 734.80 20:41:0 0.73 13834.41 131.38 739.01
1:56:28 0.73 13864.54 130.60 736.24 20:41:29 0.73 13804.04 131.53 739.87
1:56:59 0.73 13874.10 130.64 736.53 20:41:59 0.73 13801.45 131.65 739.20
1:57:28 0.73 13869.93 130.68 735.38 20:42:29 0.73 13804.01 131.52 738.15
1:57:59 0.72 13875.78 130.63 735.18 20:42:59 0.73 13815.06 131.35 738.72
1:58:29 0.73 13868.03 130.59 736.14 20:43:29 0.73 13814.86 131.50 739.49
1:58:59 0.73 13871.92 130.66 736.43 20:43:59 0.73 13810.49 131.60 739.30
1:59:28 0.73 13865.25 130.70 735.57 20:44:30 0.73 13820.97 131.47 737.96
1:59:58 0.72 13885.37 130.63 735.09 20:44:59 0.73 13811.03 131.29 738.91

Unit 2 Off Peak Fuel DataUnit 1 Off Peak Fuel Data

AVG 0.72 13877.8 130.32 727.84 AVG 0.73 13746.23 131.77 730.54
STDEV 0.00 16.1 0.16 2.95 STDEV 0.0 12.6 0.2 2.8

RSD 0.13% 0.12% 0.12% 0.40% RSD 0.13% 0.09% 0.16% 0.39%

1 24 25 26 27 1 24 25 26 27

Time

Gas Fuel 
Specific 
Gravity

Gas Fuel 
Heating 
Value

Fuel 
Temp. at 
Flow 
Meter

Fuel Gas 
Pressure Time

Gas Fuel 
Specific 
Gravity

Gas Fuel 
Heating 
Value

Fuel 
Temp. at 
Flow 
Meter

Fuel Gas 
Pressure

TOD SGGS LHVGS TGS PGAS TOD SGGS LHVGS TGS PGAS
22:44:59 0.72 13881.11 130.35 725.69 17:30:0 0.74 13734.46 131.94 732.79
22:45:29 0.72 13860.73 130.11 724.54 17:30:29 0.74 13737.33 132.04 733.94
22:45:58 0.72 13878.23 130.25 729.91 17:30:59 0.73 13731.48 131.73 728.48
22:46:28 0.72 13855.43 130.50 731.44 17:31:30 0.73 13741.24 131.53 727.24
22:46:59 0.72 13862.13 130.32 725.12 17:32:0 0.73 13741.24 131.89 732.50
22:47:28 0.72 13858.69 130.07 724.83 17:32:30 0.73 13742.34 131.98 733.65
22:47:58 0.72 13850.49 130.33 730.39 17:33:0 0.73 13734.29 131.67 728.48
22:48:29 0.72 13870.70 130.53 731.06 17:33:30 0.73 13750.47 131.46 727.43
22:48:59 0.72 13865.43 130.35 724.44 17:33:59 0.74 13734.14 131.96 733.17
22:49:28 0.72 13864.61 130.09 725.31 17:34:29 0.73 13743.24 132.04 733.84
22:49:59 0.72 13868.06 130.34 730.58 17:35:0 0.73 13743.03 131.69 728.38
22:50:29 0.73 13850.52 130.55 730.87 17:35:29 0.73 13768.91 131.51 727.33
22:50:58 0.72 13872.92 130.32 724.25 17:35:59 0.73 13759.29 131.94 733.08
22:51:29 0.72 13860.13 130.12 725.69 17:36:30 0.73 13748.14 132.05 733.75
22:51:58 0.72 13867.86 130.36 730.68 17:36:59 0.74 13739.64 131.60 728.29
22:52:29 0.73 13855.57 130.56 730.49 17:37:29 0.73 13748.56 131.47 727.14
22:52:59 0.72 13860.15 130.30 724.06 17:37:59 0.73 13744.41 131.91 732.88
22:53:29 0.72 13879.42 130.11 726.27 17:38:29 0.73 13740.10 131.97 733.84
22:53:58 0.72 13881.10 130.38 730.68 17:39:0 0.74 13733.76 131.58 728.19
22:54:29 0.72 13863.42 130.55 730.20 17:39:29 0.73 13757.04 131.46 727.43
22:54:58 0.72 13882.79 130.25 724.06 17:40:0 0.73 13762.60 131.94 732.79
22:55:29 0.72 13865.10 130.14 727.22 17:40:30 0.74 13738.43 132.00 733.65
22:55:59 0.72 13866.15 130.45 731.06 17:40:59 0.73 13747.45 131.69 728.58
22:56:29 0.72 13866.33 130.51 729.33 17:41:29 0.73 13754.56 131.49 727.04
22:56:58 0.72 13858.52 130.21 723.29 17:41:59 0.73 13751.16 131.94 732.88
22:57:29 0.72 13869.39 130.13 727.22 17:42:30 0.73 13748.87 132.02 733.94
22:57:59 0.72 13860.26 130.43 731.25 17:42:59 0.73 13751.20 131.68 728.29
22:58:28 0.73 13850.66 130.55 728.85 17:43:30 0.74 13734.58 131.49 727.52
22:58:58 0.72 13885.38 130.18 723.29 17:44:0 0.73 13743.83 131.94 732.98
22:59:29 0.72 13880.11 130.17 727.51 17:44:28 0.74 13737.86 132.01 733.94
22:59:59 0.72 13874.97 130.47 731.73 17:44:59 0.74 13731.41 131.66 728.38
23:0:28 0.73 13870.48 130.51 728.38 17:45:29 0.73 13737.93 131.49 727.43
23:0:59 0.73 13859.76 130.20 723.29 17:45:59 0.73 13743.25 131.92 732.02
23:1:29 0.72 13885.69 130.22 728.57 17:46:29 0.74 13737.25 132.04 733.84
23:1:59 0.72 13875.56 130.49 731.92 17:46:59 0.73 13785.66 131.65 728.00
23:2:29 0.72 13878.42 130.50 727.80 17:47:30 0.73 13753.34 131.57 727.91
23:2:58 0.72 13896.14 130.14 723.48 17:47:59 0.74 13737.82 131.96 733.08
23:3:29 0.72 13893.62 130.25 728.95 17:48:29 0.73 13755.81 132.04 733.84
23:3:59 0.72 13882.00 130.48 732.02 17:48:59 0.73 13733.72 131.66 728.29
23:4:29 0.72 13911.50 130.43 727.13 17:49:29 0.73 13759.09 131.48 727.24
23:4:58 0.72 13891.77 130.14 723.77 17:49:59 0.74 13736.30 131.93 732.98
23:5:29 0.72 13886.00 130.24 729.33 17:50:29 0.73 13758.68 132.00 733.94
23:5:59 0.72 13885.72 130.49 732.02 17:51:0 0.74 13738.07 131.65 728.10
23:6:29 0.72 13907.92 130.43 726.55 17:51:29 0.73 13760.36 131.45 727.52
23:6:58 0.72 13892.49 130.10 724.06 17:51:59 0.73 13741.46 131.92 732.79
23:7:29 0.72 13890.74 130.26 729.43 17:52:29 0.73 13760.67 131.95 733.84
23:7:59 0.72 13878.75 130.50 731.64 17:52:59 0.73 13737.25 131.66 728.19
23:8:28 0.72 13905.13 130.41 725.88 17:53:29 0.73 13753.70 131.51 727.24
23:8:59 0.72 13911.00 130.09 724.64 17:53:59 0.73 13725.05 131.94 732.88
23:9:28 0.72 13897.52 130.25 730.01 17:54:30 0.73 13752.66 132.02 733.84
23:9:59 0.72 13906.04 130.50 731.54 17:54:59 0.73 13744.59 131.68 728.00
23:10:29 0.72 13885.26 130.38 725.40 17:55:29 0.73 13744.45 131.51 727.52
23:10:59 0.72 13886.88 130.14 725.02 17:55:59 0.73 13797.74 131.93 732.98
23:11:28 0.72 13893.75 130.34 730.10 17:56:28 0.73 13752.20 131.98 733.55
23:11:58 0.72 13888.06 130.51 731.35 17:56:59 0.73 13741.38 131.60 728.19
23:12:29 0.72 13889.43 130.35 724.92 17:57:29 0.74 13737.12 131.44 727.33
23:12:59 0.72 13887.61 130.11 725.50 17:58:0 0.73 13744.32 131.87 732.79
23:13:28 0.72 13886.83 130.34 730.49 17:58:29 0.74 13738.04 131.93 732.88
23:13:59 0.73 13866.10 130.50 730.96 17:58:59 0.73 13751.40 131.52 727.62
23:14:29 0.72 13899.80 130.30 724.25 17:59:29 0.74 13739.28 131.39 726.95
23:14:58 0.72 13890.34 130.07 726.07 17:59:59 0.74 13734.17 131.87 733.36

Unit 1 On Peak Fuel Data Unit 2 On Peak Fuel Data

                                       

 

                                       

 

                                       

10358.3 3628.6 14.5 33.4 458.1 458.2 110.1 91.8 51.4 200.9 969.1 1604.8 1.0 48.9 43.8 28139.3 11806.9 5169.3 11164.9 0.7
7.0 1.8 0.0 0.0 0.5 0.4 0.1 0.1 0.0 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 52.3 33.2 14.5 28.2 0.0

0.07% 0.05% 0.01% 0.12% 0.11% 0.09% 0.06% 0.15% 0.07 0.15% 0.03% 0.04% 0.28% 0.07% 0.07% 0.19% 0.28% 0.28% 0.25% 0.13%

LIVE VALUES

1 2 3 4 5 8 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24

READINGS Time

Control 
Mode (T3, 
PS3, T48)

XN25 H.P. 
Compresso
r 

XN2 L.P. 
Turbine 

P0 Comp. 
Inlet 
Pressure

P25 HP 
Comp. 
Inlet 
Pressure

PS3A 
Comp. 
Discharge 
Pressure

PS3B 
Comp. 
Discharge 
Pressure

P4.8 L.P. 
Turbine 
Inlet 
Pressure

PTB 
Thrust 
Balance 
Pressure

T2, 
Compress
or Inlet 
Temp 

T25 H.P. 
Comp.Inle
t Temp.

T3 
H.P.Com
p. Temp.

T4.8 
L.P.Turbin
e Inlet 
Temp.

Power 
Factor 

Watt 
Meter 

Watt 
Meter 

Total Fuel 
Flow

Pilot 
Elbow 
Fuel Flow

Inner Gas 
Fuel Flow

Outer 
Gas Flow

Gas Fuel 
Specific 
Gravity

TAG # TOD
REGULA

TOR N25SEL NSDSEL P0 P25SEL PT6814 PT6814 P48SEL PTBSEL T2_AVG T25SEL T3SEL T48SEL PF_T WX
DMMF - 

Watt total
WFGMVTO

T
WFGMV

PE WFGMVI
WFGMV

O SGGS
Units 22:44:59 6.00 10356.21 3630.07 14.47 33.37 457.43 457.95 110.18 91.87 51.40 201.07 969.36 1604.80 0.99 48.99 43.86 28168.71 11841.39 5164.54 11162.78 0.72
1st 22:45:29 1.00 10353.89 3630.51 14.47 33.39 458.21 458.64 110.20 91.95 51.40 201.04 969.20 1604.77 0.99 48.90 43.86 28187.55 11833.43 5177.59 11176.53 0.72
2nd 22:45:58 6.00 10360.08 3628.59 14.47 33.35 457.79 458.64 110.13 91.82 51.49 200.91 969.40 1605.36 0.99 48.97 43.82 28191.29 11824.07 5177.96 11189.26 0.72
3rd 22:46:28 6.00 10357.10 3628.59 14.47 33.35 457.72 457.97 110.14 91.83 51.47 200.84 969.34 1605.14 0.99 48.87 43.86 28173.84 11768.69 5195.88 11209.27 0.72
4th 22:46:59 1.00 10360.25 3628.48 14.47 33.33 458.96 458.51 110.12 91.79 51.43 200.81 969.02 1604.95 0.99 48.96 43.82 28123.32 11783.51 5172.65 11167.16 0.72
5th 22:47:28 6.00 10356.31 3629.81 14.47 33.37 458.27 458.01 110.19 91.91 51.43 200.97 969.21 1604.89 0.99 48.95 43.86 28153.35 11838.26 5160.12 11154.96 0.72
6th 22:47:58 1.00 10351.68 3630.79 14.47 33.41 458.24 458.56 110.21 91.99 51.48 201.14 969.07 1604.55 0.99 48.95 43.86 28234.15 11841.39 5188.75 11204.01 0.72
7th 22:48:29 6.00 10355.60 3629.33 14.47 33.37 458.32 458.70 110.18 91.87 51.49 201.05 969.11 1604.94 0.99 48.95 43.86 28182.80 11786.22 5189.64 11206.94 0.72
8th 22:48:59 6.00 10359.70 3627.87 14.47 33.34 457.96 458.02 110.15 91.81 51.39 200.63 969.06 1604.77 0.99 48.94 43.86 28188.76 11799.70 5189.60 11199.46 0.72
9th 22:49:28 6.00 10361.42 3627.48 14.47 33.34 458.21 457.92 110.12 91.82 51.37 200.63 969.17 1605.07 0.99 48.92 43.86 28221.18 11889.46 5165.97 11165.75 0.72
10th 22:49:59 6.00 10360.53 3629.51 14.47 33.35 457.43 458.81 110.16 91.86 51.51 201.02 969.56 1605.36 0.99 48.92 43.82 28225.38 11795.57 5204.26 11225.55 0.72
11th 22:50:29 6.00 10355.80 3630.22 14.47 33.38 458.18 458.07 110.19 91.93 51.49 201.09 969.09 1605.24 0.99 48.93 43.86 28234.46 11865.88 5177.59 11190.99 0.73
12th 22:50:58 6.00 10356.07 3628.56 14.47 33.36 458.61 457.91 110.15 91.86 51.43 200.90 969.04 1604.98 0.99 48.95 43.82 28144.58 11767.62 5189.41 11187.55 0.72
13th 22:51:29 6.00 10357.79 3628.99 14.47 33.34 459.06 457.99 110.17 91.84 51.42 200.87 969.24 1604.91 0.99 48.99 43.86 28160.53 11800.90 5182.93 11176.69 0.72
14th 22:51:58 6.00 10360.48 3628.43 14.47 33.35 458.90 458.57 110.15 91.81 51.45 200.91 969.05 1604.92 0.99 48.97 43.86 28129.46 11793.27 5162.51 11147.87 0.72
15th 22:52:29 1.00 10351.87 3630.68 14.47 33.39 458.54 458.31 110.18 91.89 51.45 201.12 968.94 1604.77 0.99 48.91 43.86 28214.66 11845.92 5177.97 11190.78 0.73
16th 22:52:59 1.00 10343.24 3631.27 14.47 33.41 458.44 458.51 110.20 91.98 51.39 201.24 968.81 1603.39 0.99 48.90 43.82 28075.04 11763.57 5161.21 11150.26 0.72
17th 22:53:29 6.00 10355.71 3629.99 14.47 33.39 458.44 457.99 110.19 91.85 51.41 201.13 968.97 1605.00 0.99 48.95 43.86 28166.96 11834.28 5165.13 11167.56 0.72
18th 22:53:58 6.00 10358.29 3629.53 14.47 33.38 458.64 458.61 110.17 91.86 51.46 201.07 969.27 1605.01 0.99 48.97 43.86 28110.48 11777.89 5169.92 11162.68 0.72
19th 22:54:29 6.00 10356.58 3629.56 14.47 33.36 458.17 457.75 110.14 91.82 51.43 200.99 969.16 1604.84 0.99 48.94 43.86 28149.90 11810.44 5172.85 11166.62 0.72
20th 22:54:58 1.00 10336.78 3631.57 14.47 33.44 457.52 457.62 110.18 92.04 51.38 201.45 968.12 1602.61 0.99 48.84 43.78 28082.34 11757.04 5160.01 11165.30 0.72
21st 22:55:29 1.00 10330.83 3631.31 14.47 33.47 456.87 457.79 110.10 92.01 51.42 201.67 967.34 1601.71 1.00 48.80 43.74 28136.51 11765.45 5175.19 11195.87 0.72
22nd 22:55:59 1.00 10349.19 3630.41 14.47 33.42 458.15 458.79 110.13 91.86 51.45 201.47 968.25 1603.85 0.99 48.91 43.82 28120.47 11784.46 5170.70 11165.30 0.72
23rd 22:56:29 1.00 10350.74 3630.70 14.47 33.41 458.78 458.24 110.15 91.88 51.48 201.26 969.03 1604.52 0.99 48.95 43.82 28157.90 11845.78 5162.58 11165.67 0.72
24th 22:56:58 6.00 10357.32 3629.33 14.47 33.37 457.92 458.40 110.16 91.80 51.44 201.16 969.26 1605.07 0.99 48.95 43.86 28260.81 11880.70 5193.56 11217.98 0.72
25th 22:57:29 6.00 10357.68 3629.31 14.47 33.38 458.64 458.81 110.18 91.79 51.39 200.99 969.32 1604.78 1.00 48.96 43.86 28208.23 11825.80 5182.17 11200.27 0.72
26th 22:57:59 1.00 10361.39 3628.87 14.47 33.35 457.33 458.38 110.10 91.72 51.43 201.03 969.33 1604.95 0.99 48.90 43.82 28194.22 11785.63 5194.53 11214.06 0.72
27th 22:58:28 6.00 10365.41 3627.63 14.47 33.33 457.79 457.79 110.05 91.67 51.50 200.73 969.15 1605.06 0.99 48.89 43.78 28176.94 11872.34 5157.27 11147.33 0.73
28th 22:58:58 1.00 10360.40 3629.17 14.47 33.36 457.45 458.20 110.15 91.76 51.43 200.96 969.08 1604.95 0.99 48.92 43.82 28112.31 11756.55 5161.69 11135.63 0.72
29th 22:59:29 6.00 10362.24 3628.84 14.47 33.36 458.99 458.30 110.16 91.77 51.38 200.98 969.46 1604.89 0.99 48.97 43.86 28132.86 11831.82 5159.74 11141.31 0.72
30th 22:59:59 6.00 10362.03 3628.28 14.47 33.35 458.48 458.41 110.09 91.71 51.46 200.88 969.31 1605.06 0.99 48.93 43.82 28109.48 11793.08 5164.94 11151.47 0.72
31st 23:0:28 6.00 10362.39 3628.35 14.47 33.35 457.99 458.58 110.10 91.72 51.40 200.84 969.26 1605.24 0.99 48.92 43.82 28182.99 11798.15 5187.10 11197.74 0.73
32nd 23:0:59 6.00 10359.36 3629.75 14.47 33.38 458.55 458.40 110.16 91.82 51.46 200.95 969.42 1604.98 0.99 48.95 43.82 28186.93 11836.10 5178.46 11172.37 0.73
33rd 23:1:29 6.00 10363.26 3627.96 14.47 33.36 457.46 458.38 110.11 91.70 51.51 200.74 969.47 1605.08 0.99 48.91 43.82 28157.52 11830.69 5166.54 11160.29 0.72
34th 23:1:59 6.00 10365.94 3626.56 14.47 33.30 458.48 457.91 110.04 91.63 51.43 200.60 969.41 1605.13 0.99 48.89 43.78 28174.50 11808.85 5179.93 11185.72 0.72
35th 23:2:29 6.00 10368.07 3625.05 14.47 33.28 457.43 457.53 110.01 91.49 51.42 200.38 969.07 1605.18 0.99 48.86 43.78 28166.39 11837.04 5165.35 11164.00 0.72
36th 23:2:58 6.00 10371.78 3624.66 14.47 33.29 456.83 457.55 109.99 91.51 51.42 200.34 969.37 1604.87 0.99 48.92 43.78 28049.64 11779.91 5154.18 11115.55 0.72
37th 23:3:29 6.00 10365.14 3627.03 14.47 33.31 458.07 457.56 110.07 91.60 51.47 200.60 969.28 1604.74 0.99 48.91 43.78 28092.03 11816.85 5148.84 11126.34 0.72
38th 23:3:59 6.00 10368.55 3625.47 14.47 33.29 458.31 457.89 110.01 91.53 51.42 200.44 969.21 1604.83 0.99 48.91 43.78 28173.52 11824.94 5172.58 11176.00 0.72
39th 23:4:29 6.00 10369.89 3623.74 14.47 33.26 457.32 457.65 109.97 91.41 51.45 200.14 969.08 1604.74 0.99 48.89 43.78 28020.93 11799.24 5130.36 11091.34 0.72
40th 23:4:58 6.00 10367.31 3624.58 14.47 33.27 458.01 457.88 110.00 91.44 51.44 200.12 969.00 1605.06 0.99 48.90 43.78 28088.89 11796.46 5163.80 11146.78 0.72
41st 23:5:29 6.00 10363.31 3628.07 14.47 33.32 458.40 458.54 110.11 91.65 51.49 200.61 969.16 1605.06 0.99 48.93 43.82 28147.89 11858.83 5151.45 11137.61 0.72
42nd 23:5:59 1.00 10357.61 3629.49 14.47 33.36 458.14 459.02 110.18 91.75 51.41 200.85 969.11 1604.72 0.99 48.94 43.82 28147.48 11791.99 5173.90 11181.59 0.72
43rd 23:6:29 6.00 10354.68 3628.48 14.47 33.34 458.12 457.85 110.15 91.72 51.46 200.87 969.01 1604.86 0.99 48.92 43.82 28047.08 11767.96 5138.27 11105.57 0.72
44th 23:6:58 1.00 10360.85 3627.80 14.47 33.32 458.18 457.84 110.08 91.66 51.48 200.71 969.12 1604.93 0.99 48.87 43.78 28115.59 11788.94 5162.51 11164.14 0.72
45th 23:7:29 1.00 10355.81 3629.43 14.47 33.35 457.95 458.43 110.15 91.78 51.46 200.92 969.13 1604.92 0.99 48.91 43.82 28128.99 11844.89 5169.45 11162.72 0.72
46th 23:7:59 6.00 10356.07 3630.03 14.47 33.36 457.56 458.48 110.19 91.80 51.45 201.06 969.30 1605.04 0.99 48.94 43.82 28123.02 11779.80 5173.03 11170.20 0.72
47th 23:8:28 6.00 10361.24 3626.54 14.47 33.31 457.81 458.54 110.05 91.61 51.44 200.60 969.00 1604.90 0.99 48.89 43.78 28044.24 11780.60 5145.96 11117.69 0.72
48th 23:8:59 6.00 10360.09 3628.35 14.47 33.35 458.30 458.50 110.11 91.71 51.39 200.75 969.27 1604.89 0.99 48.93 43.82 28059.75 11784.84 5152.46 11122.45 0.72
49th 23:9:28 6.00 10355.47 3629.29 14.47 33.35 457.30 458.18 110.15 91.72 51.42 201.07 969.17 1604.99 0.99 48.96 43.82 28129.75 11794.22 5174.09 11169.52 0.72
50th 23:9:59 6.00 10358.55 3627.89 14.47 33.33 457.92 457.19 110.08 91.63 51.43 200.71 969.31 1604.94 0.99 48.92 43.82 28072.96 11757.81 5163.51 11151.65 0.72
51st 23:10:29 6.00 10363.16 3625.07 14.47 33.28 457.46 457.87 109.99 91.51 51.49 200.37 969.10 1604.79 0.99 48.91 43.78 28112.18 11816.26 5155.13 11140.80 0.72
52nd 23:10:59 6.00 10364.39 3625.81 14.47 33.29 457.60 458.04 110.02 91.50 51.45 200.47 969.12 1605.00 0.99 48.92 43.78 28106.86 11785.45 5156.77 11137.50 0.72
53rd 23:11:28 6.00 10362.44 3627.20 14.47 33.33 458.17 457.58 110.08 91.61 51.40 200.69 969.09 1604.83 0.99 48.93 43.82 28137.59 11791.19 5174.92 11171.49 0.72
54th 23:11:58 6.00 10361.71 3628.35 14.47 33.33 458.22 457.51 110.13 91.66 51.40 200.62 969.39 1605.24 0.99 48.92 43.82 28088.58 11801.85 5176.14 11169.54 0.72
55th 23:12:29 1.00 10354.11 3630.84 14.47 33.38 458.47 458.04 110.21 91.79 51.39 201.01 969.38 1605.02 0.99 48.94 43.86 28113.52 11775.85 5172.07 11165.60 0.72
56th 23:12:59 1.00 10350.53 3630.77 14.47 33.38 457.91 458.11 110.16 91.83 51.52 201.25 969.03 1604.38 0.99 48.91 43.82 28105.92 11796.41 5157.63 11151.88 0.72
57th 23:13:28 6.00 10355.98 3629.24 14.46 33.36 457.60 457.81 110.14 91.75 51.47 200.96 969.08 1604.71 0.99 48.95 43.82 28119.13 11847.71 5145.24 11126.19 0.72
58th 23:13:59 6.00 10359.94 3627.81 14.47 33.34 458.30 459.13 110.11 91.70 51.40 200.76 969.17 1604.84 0.99 48.93 43.82 28103.49 11852.27 5166.82 11152.34 0.73
59th 23:14:29 1.00 10356.69 3629.12 14.47 33.34 458.40 458.43 110.15 91.73 51.45 200.87 969.08 1604.81 0.99 48.93 43.82 28072.20 11774.42 5158.00 11139.78 0.72
60th 23:14:58 1.00 10355.63 3630.49 14.47 33.37 458.12 458.27 110.19 91.86 51.45 200.99 968.91 1604.58 0.99 48.96 43.86 28129.87 11776.07 5176.23 11177.56 0.72
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13881.11 130.35 725.69 17.31 90.27 1.32 99.40 83.14 49.86 50.39 83.41 81.29 -0.06 0.04 15.00 14.53 10.29 15.22 15.09 10.68 35.54 25.16
13860.73 130.11 724.54 17.34 90.19 1.33 99.40 83.36 49.65 50.39 83.41 80.62 -0.03 0.04 15.00 14.53 9.87 15.22 15.09 10.25 35.54 24.14
13878.23 130.25 729.91 17.25 90.35 1.29 99.41 83.14 49.65 50.39 83.19 81.17 -0.03 0.04 15.00 14.30 10.00 15.22 14.85 10.38 34.98 24.45
13855.43 130.50 731.44 17.24 90.34 1.31 99.44 82.93 50.08 50.60 82.96 80.71 -0.03 0.07 15.00 14.26 10.31 15.22 14.81 10.71 34.89 25.23
13862.13 130.32 725.12 17.26 90.40 1.27 99.41 83.14 49.86 50.39 83.19 80.41 -0.01 0.06 15.00 14.43 10.22 15.22 14.98 10.61 35.30 25.00
13858.69 130.07 724.83 17.24 90.27 1.33 99.42 83.36 50.08 50.19 83.19 80.48 -0.04 0.05 15.00 14.43 10.00 15.22 14.98 10.38 35.30 24.45
13850.49 130.33 730.39 17.27 90.13 1.33 99.42 83.14 49.86 50.39 83.19 80.58 -0.02 0.04 15.00 14.20 9.96 15.22 14.74 10.34 34.73 24.37
13870.70 130.53 731.06 17.24 90.26 1.30 99.43 83.36 49.86 50.39 83.19 81.17 -0.04 0.04 15.00 14.30 10.25 15.21 14.82 10.63 34.92 25.04
13865.43 130.35 724.44 17.23 90.40 1.28 99.42 82.93 49.86 50.39 83.19 81.52 -0.01 0.05 15.00 14.23 10.51 15.22 14.78 10.91 34.81 25.71
13864.61 130.09 725.31 17.10 90.46 1.28 99.42 82.93 49.86 50.39 83.19 81.21 -0.05 0.03 15.00 14.13 10.25 15.22 14.67 10.65 34.57 25.08
13868.06 130.34 730.58 17.24 90.32 1.29 99.40 83.14 49.65 50.39 83.19 80.13 -0.04 0.03 15.00 14.43 9.87 15.22 14.98 10.25 35.30 24.14
13850.52 130.55 730.87 17.23 90.21 1.31 99.40 83.14 49.86 50.39 83.19 80.26 -0.04 0.05 15.00 14.43 10.29 15.22 14.98 10.68 35.30 25.16
13872.92 130.32 724.25 17.19 90.28 1.34 99.42 82.93 49.86 50.60 83.19 79.96 -0.02 0.07 15.00 14.80 10.16 15.22 15.36 10.55 36.20 24.85
13860.13 130.12 725.69 17.35 90.33 1.31 99.40 83.14 49.86 50.39 82.96 80.25 -0.03 0.02 15.00 14.30 10.29 15.22 14.85 10.68 34.98 25.16
13867.86 130.36 730.68 17.23 90.34 1.30 99.42 83.14 50.08 50.39 83.41 80.21 -0.05 0.05 15.00 14.10 10.16 15.22 14.64 10.55 34.49 24.85
13855.57 130.56 730.49 17.19 90.17 1.34 99.42 83.14 49.86 50.39 83.19 80.62 -0.02 0.03 15.00 14.46 10.31 15.21 15.00 10.69 35.33 25.19
13860.15 130.30 724.06 17.24 89.90 1.44 99.39 83.14 49.86 50.39 83.19 79.20 -0.05 0.01 15.00 14.36 10.22 15.22 14.91 10.61 35.14 25.00
13879.42 130.11 726.27 17.15 90.22 1.31 99.43 83.14 50.08 50.39 83.19 80.97 -0.03 0.03 15.00 14.50 9.90 15.21 15.03 10.26 35.41 24.18
13881.10 130.38 730.68 17.24 90.28 1.30 99.44 83.14 49.65 50.39 83.19 80.77 -0.04 0.04 15.00 14.20 10.16 15.22 14.74 10.55 34.73 24.85
13863.42 130.55 730.20 17.17 90.30 1.33 99.42 83.14 49.86 50.39 83.19 80.37 -0.04 0.03 15.00 13.94 10.61 15.21 14.45 11.00 34.04 25.90
13882.79 130.25 724.06 17.23 89.77 1.48 99.43 83.14 49.86 50.39 83.41 79.12 -0.06 0.04 15.00 14.50 10.19 15.22 15.05 10.58 35.46 24.92
13865.10 130.14 727.22 17.22 89.51 1.53 99.43 82.93 49.86 50.39 83.19 78.54 -0.03 0.04 15.00 14.36 9.87 15.22 14.91 10.25 35.14 24.14
13866.15 130.45 731.06 17.21 89.97 1.38 99.43 83.14 49.86 50.39 83.19 80.01 -0.05 0.04 15.00 14.53 10.48 15.22 15.09 10.88 35.54 25.63
13866.33 130.51 729.33 17.19 90.10 1.37 99.40 83.14 49.86 50.39 82.96 79.44 -0.05 0.04 15.00 14.23 10.83 15.23 14.80 11.26 34.87 26.53
13858.52 130.21 723.29 17.23 90.32 1.28 99.41 82.93 49.86 50.19 83.19 80.51 -0.03 0.04 15.00 13.41 11.44 15.23 13.94 11.90 32.85 28.03
13869.39 130.13 727.22 17.19 90.32 1.28 99.40 82.93 49.86 50.19 83.19 81.80 -0.05 0.05 15.00 14.10 10.31 15.22 14.64 10.71 34.49 25.23
13860.26 130.43 731.25 17.20 90.35 1.27 99.40 82.93 49.86 50.39 82.96 81.39 -0.02 0.05 15.00 14.30 10.54 15.22 14.85 10.95 34.98 25.79
13850.66 130.55 728.85 17.24 90.53 1.29 99.41 82.93 50.08 50.39 82.96 81.08 -0.05 0.03 15.00 14.20 9.87 15.21 14.72 10.23 34.68 24.10
13885.38 130.18 723.29 17.19 90.36 1.27 99.37 83.14 49.86 50.39 82.96 81.65 -0.03 0.04 15.00 14.36 10.00 15.21 14.89 10.36 35.09 24.42
13880.11 130.17 727.51 17.30 90.38 1.30 99.42 82.93 49.86 50.60 83.19 80.85 -0.05 0.03 15.00 14.50 9.77 15.20 15.01 10.12 35.36 23.83
13874.97 130.47 731.73 17.22 90.37 1.27 99.42 83.14 49.86 50.60 83.19 81.42 -0.02 0.03 15.00 14.66 9.81 15.20 15.18 10.15 35.76 23.91
13870.48 130.51 728.38 17.25 90.44 1.28 99.42 82.93 50.08 50.39 83.41 80.25 -0.05 0.04 15.00 14.43 10.00 15.21 14.96 10.36 35.25 24.42
13859.76 130.20 723.29 17.25 90.36 1.30 99.43 83.14 49.86 50.39 82.96 82.62 -0.05 0.03 15.00 14.50 10.03 15.21 15.03 10.40 35.41 24.50
13885.69 130.22 728.57 17.21 90.47 1.28 99.43 83.14 50.08 50.39 83.19 81.13 -0.03 0.06 15.00 14.23 9.87 15.22 14.78 10.25 34.81 24.14
13875.56 130.49 731.92 17.22 90.54 1.25 99.45 83.14 49.86 50.39 83.19 80.16 -0.05 0.04 15.00 14.56 10.06 15.21 15.10 10.43 35.57 24.57
13878.42 130.50 727.80 17.21 90.69 1.22 99.41 82.93 49.65 50.39 83.19 81.95 -0.04 0.05 15.00 14.60 9.93 15.21 15.13 10.30 35.66 24.26
13896.14 130.14 723.48 17.20 90.69 1.20 99.43 82.71 50.08 50.19 83.19 81.86 -0.03 0.06 15.00 14.50 9.64 15.21 15.03 10.00 35.41 23.56
13893.62 130.25 728.95 17.21 90.55 1.24 99.41 82.93 49.86 50.60 83.19 81.17 -0.03 0.04 15.00 14.53 9.64 15.21 15.07 10.00 35.49 23.56
13882.00 130.48 732.02 17.24 90.60 1.23 99.43 82.93 49.86 50.60 82.96 81.67 -0.04 0.04 15.00 14.30 9.30 15.21 14.82 9.64 34.92 22.71
13911.50 130.43 727.13 17.23 90.74 1.21 99.43 82.93 49.86 50.39 83.19 80.04 -0.05 0.02 15.00 14.00 9.77 15.20 14.49 10.12 34.14 23.83
13891.77 130.14 723.77 17.27 90.69 1.24 99.41 83.14 49.65 50.39 83.19 80.95 -0.04 0.05 15.00 14.30 9.36 15.20 14.80 9.69 34.87 22.82
13886.00 130.24 729.33 17.24 90.47 1.28 99.43 82.93 49.86 50.39 82.96 80.77 -0.03 0.04 15.00 14.43 9.42 15.20 14.94 9.75 35.19 22.97
13885.72 130.49 732.02 17.17 90.33 1.30 99.42 82.93 49.86 50.39 82.96 79.90 -0.04 0.03 15.00 14.23 9.23 15.21 14.75 9.57 34.76 22.54
13907.92 130.43 726.55 17.19 90.31 1.35 99.36 82.93 49.86 50.39 83.19 81.22 -0.05 0.06 15.00 14.16 9.87 15.20 14.66 10.21 34.54 24.06
13892.49 130.10 724.06 17.19 90.39 1.26 99.42 82.71 49.86 50.39 82.96 80.63 -0.04 0.04 15.00 14.23 9.58 15.21 14.75 9.93 34.76 23.40
13890.74 130.26 729.43 17.15 90.28 1.31 99.44 82.93 49.86 50.39 83.19 81.06 -0.04 0.03 15.00 14.00 10.03 15.21 14.51 10.40 34.19 24.50
13878.75 130.50 731.64 17.25 90.23 1.34 99.43 82.93 49.86 50.60 83.19 82.11 -0.04 0.03 15.00 14.10 9.62 15.20 14.59 9.95 34.38 23.45
13905.13 130.41 725.88 17.26 90.39 1.33 99.41 82.93 49.86 50.19 82.96 80.59 -0.03 0.04 15.00 14.30 10.25 15.21 14.82 10.63 34.92 25.04
13911.00 130.09 724.64 17.24 90.37 1.29 99.42 82.93 49.86 50.60 82.96 80.13 -0.04 0.04 15.00 14.13 10.09 15.22 14.67 10.48 34.57 24.68
13897.52 130.25 730.01 17.24 90.25 1.33 99.40 82.71 49.86 50.39 83.19 79.82 -0.04 0.04 15.00 14.07 9.87 15.22 14.60 10.25 34.41 24.14
13906.04 130.50 731.54 17.17 90.39 1.28 99.41 82.93 49.86 50.39 82.96 80.88 -0.02 0.06 15.00 14.33 9.87 15.21 14.86 10.23 35.01 24.10
13885.26 130.38 725.40 17.21 90.57 1.25 99.43 82.71 49.86 50.39 82.74 79.69 -0.04 0.03 15.00 14.20 9.93 15.20 14.70 10.28 34.63 24.23
13886.88 130.14 725.02 17.20 90.56 1.24 99.42 82.93 49.86 50.39 82.96 80.90 -0.02 0.05 15.00 14.40 9.49 15.20 14.90 9.82 35.11 23.14
13893.75 130.34 730.10 17.26 90.48 1.25 99.41 82.71 50.08 50.39 83.19 81.55 -0.03 0.05 15.00 14.26 9.83 15.20 14.77 10.18 34.79 23.98
13888.06 130.51 731.35 17.26 90.42 1.30 99.42 82.71 49.65 50.39 82.96 80.51 -0.03 0.04 15.00 14.40 9.55 15.21 14.93 9.90 35.17 23.32
13889.43 130.35 724.92 17.30 90.25 1.33 99.38 82.93 49.86 50.39 82.74 79.49 -0.02 0.04 15.00 14.30 9.83 15.21 14.82 10.20 34.92 24.02
13887.61 130.11 725.50 17.27 90.07 1.38 99.42 82.93 49.86 50.39 83.19 80.65 -0.03 0.05 15.00 14.36 9.64 15.20 14.87 9.98 35.03 23.52
13886.83 130.34 730.49 17.28 90.27 1.33 99.40 82.93 50.08 50.60 82.96 80.23 -0.02 0.04 15.00 14.23 10.44 15.22 14.78 10.84 34.81 25.55
13866.10 130.50 730.96 17.23 90.38 1.32 99.44 82.93 50.08 50.39 82.74 80.05 -0.05 0.03 15.00 14.10 10.09 15.21 14.62 10.46 34.44 24.65
13899.80 130.30 724.25 17.22 90.33 1.34 99.42 82.93 49.86 50.39 82.74 80.57 -0.04 0.03 15.00 14.16 10.25 15.21 14.69 10.63 34.60 25.04
13890.34 130.07 726.07 17.24 90.22 1.35 99.43 82.93 49.86 50.60 82.96 80.04 -0.05 0.04 15.00 14.33 9.81 15.22 14.88 10.18 35.06 23.99

                                       

10372.78 3628.90 14.35 32.73 455.54 455.03 108.83 87.41 51.25 196.82 967.66 1600.44 1.00 48.38 43.53 28568.85 12488.25 5055.33 11025.67 0.73
3.68 1.21 0.00 0.03 0.47 0.52 0.08 0.09 0.25 0.25 0.17 0.22 0.00 0.05 0.04 45.56 31.31 12.31 23.77 0.00

0.04% 0.03% 0.01% 0.08% 0.10% 0.12% 0.07% 0.10% 0.48% 0.13% 0.02% 0.01% 0.05% 0.10% 0.10% 0.16% 0.25% 0.24% 0.22% 0.13%
0.18065 1006.00 14.59079

LIVE VALUES

1 2 3 4 5 8 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24

READINGS Time

Control 
Mode (T3, 
PS3, T48)

XN25 H.P. 
Compresso
r 

XN2 L.P. 
Turbine 

P0 Comp. 
Inlet 
Pressure

P25 HP 
Comp. 
Inlet 
Pressure

PS3A 
Comp. 
Discharge 
Pressure

PS3B 
Comp. 
Discharge 
Pressure

P4.8 L.P. 
Turbine 
Inlet 
Pressure

PTB 
Thrust 
Balance 
Pressure

T2, 
Compress
or Inlet 
Temp 

T25 H.P. 
Comp.Inle
t Temp.

T3 
H.P.Com
p. Temp.

T4.8 
L.P.Turbin
e Inlet 
Temp.

Power 
Factor 

Watt 
Meter 

Watt 
Meter 

Total Fuel 
Flow

Pilot Elbow 
Fuel Flow

Inner Gas 
Fuel Flow

Outer Gas 
Flow

Gas Fuel 
Specific 
Gravity

TAG # TOD
REGULA

TOR N25SEL NSDSEL P0 P25SEL PT6814 PT6814 P48SEL PTBSEL T2_AVG T25SEL T3SEL T48SEL PF_T WX
DMMF - 

Watt total
WFGMVTO

T
WFGMVP

E WFGMVI WFGMVO SGGS
Units
1st 17:30:0 6.00 10371.66 3628.05 14.34 32.68 454.66 453.45 108.59 87.37 51.98 197.20 967.99 1600.66 1.00 48.27 43.40 28542.49 12467.71 5062.82 11011.95 0.74
2nd 17:30:29 6.00 10367.31 3629.46 14.34 32.71 454.80 454.79 108.63 87.47 52.01 197.43 968.17 1600.15 1.00 48.28 43.40 28595.75 12525.50 5059.30 11010.95 0.74
3rd 17:30:59 6.00 10369.48 3629.57 14.34 32.71 455.46 454.06 108.67 87.52 51.95 197.42 967.98 1600.85 1.00 48.32 43.45 28477.86 12437.54 5045.80 10994.52 0.73
4th 17:31:30 6.00 10367.68 3630.22 14.34 32.73 454.86 454.35 108.76 87.52 51.72 197.21 967.89 1600.35 1.00 48.34 43.45 28546.13 12444.86 5067.19 11034.07 0.73
5th 17:32:0 6.00 10371.96 3628.87 14.34 32.72 455.25 455.66 108.74 87.46 51.48 196.88 967.68 1600.46 1.00 48.32 43.53 28574.93 12496.28 5056.55 11025.31 0.73
6th 17:32:30 6.00 10372.71 3629.15 14.34 32.73 455.94 454.69 108.79 87.50 51.37 196.74 967.73 1600.57 1.00 48.32 43.49 28569.97 12514.66 5047.91 11007.40 0.73
7th 17:33:0 6.00 10378.92 3627.50 14.34 32.70 455.28 454.89 108.77 87.32 51.37 196.64 967.98 1600.97 1.00 48.40 43.57 28530.03 12431.14 5067.21 11031.69 0.73
8th 17:33:30 6.00 10377.17 3628.13 14.34 32.70 455.36 455.70 108.74 87.39 51.41 196.70 967.63 1600.64 1.00 48.33 43.53 28528.67 12448.50 5055.30 11024.87 0.73
9th 17:33:59 6.00 10378.13 3627.99 14.34 32.68 454.50 453.93 108.75 87.33 51.51 196.78 967.97 1600.59 1.00 48.33 43.49 28571.13 12473.58 5062.14 11035.41 0.74
10th 17:34:29 6.00 10375.84 3627.71 14.34 32.69 454.87 455.04 108.74 87.30 51.48 196.62 967.64 1600.69 1.00 48.38 43.49 28534.73 12452.98 5058.79 11022.96 0.73
11th 17:35:0 6.00 10374.19 3629.36 14.34 32.73 455.91 455.40 108.83 87.45 51.40 196.75 967.99 1600.61 1.00 48.40 43.53 28530.21 12461.01 5055.01 11014.19 0.73
12th 17:35:29 1.00 10370.93 3630.59 14.34 32.74 455.35 455.12 108.85 87.52 51.39 196.97 967.59 1600.11 1.00 48.39 43.53 28549.30 12508.23 5043.23 10997.84 0.73
13th 17:35:59 6.00 10374.70 3628.91 14.34 32.73 455.59 454.95 108.80 87.41 51.32 196.82 967.55 1600.58 1.00 48.37 43.53 28566.46 12539.54 5034.11 10992.81 0.73
14th 17:36:30 6.00 10371.33 3629.74 14.34 32.74 455.57 455.25 108.87 87.44 51.33 196.81 967.77 1600.45 1.00 48.40 43.53 28583.63 12485.46 5060.11 11038.06 0.73
15th 17:36:59 6.00 10372.66 3629.72 14.34 32.75 455.52 454.69 108.83 87.46 51.23 196.78 967.74 1600.61 1.00 48.44 43.53 28637.19 12494.11 5065.20 11048.64 0.74
16th 17:37:29 6.00 10376.64 3628.07 14.34 32.71 455.94 454.32 108.81 87.36 51.21 196.58 967.61 1600.51 1.00 48.38 43.53 28549.02 12487.50 5048.91 11012.61 0.73
17th 17:37:59 6.00 10375.20 3628.56 14.34 32.71 455.78 455.24 108.78 87.31 51.38 196.84 967.78 1600.66 1.00 48.42 43.53 28583.63 12514.50 5050.39 11018.75 0.73
18th 17:38:29 6.00 10376.67 3628.24 14.34 32.70 455.38 456.09 108.81 87.34 51.32 196.65 967.47 1600.43 1.00 48.39 43.49 28604.90 12496.94 5063.61 11044.35 0.73
19th 17:39:0 6.00 10373.79 3628.37 14.34 32.73 456.07 454.58 108.78 87.39 51.18 196.54 967.55 1600.53 1.00 48.36 43.53 28565.47 12540.82 5053.98 11025.63 0.74
20th 17:39:29 6.00 10371.37 3628.27 14.34 32.73 455.18 454.88 108.77 87.39 51.22 196.67 967.40 1600.08 1.00 48.37 43.53 28536.22 12437.26 5064.74 11034.22 0.73
21st 17:40:0 6.00 10370.01 3629.46 14.34 32.74 455.09 454.37 108.77 87.36 51.38 196.83 967.46 1600.56 1.00 48.35 43.49 28495.55 12482.96 5030.04 10982.55 0.73
22nd 17:40:30 1.00 10369.84 3630.40 14.34 32.75 455.36 455.63 108.81 87.46 51.35 196.94 967.80 1600.42 1.00 48.39 43.53 28589.46 12475.87 5065.71 11047.89 0.74
23rd 17:40:59 6.00 10369.83 3629.15 14.34 32.73 454.86 455.30 108.79 87.40 51.34 196.79 967.46 1600.43 1.00 48.32 43.49 28601.84 12482.55 5066.10 11053.19 0.73
24th 17:41:29 6.00 10369.85 3629.49 14.34 32.75 455.25 455.15 108.84 87.43 51.24 196.82 967.53 1600.15 1.00 48.31 43.53 28583.94 12473.67 5063.16 11047.10 0.73
25th 17:41:59 6.00 10374.70 3628.83 14.34 32.73 455.85 455.30 108.86 87.42 51.13 196.53 967.48 1600.41 1.00 48.48 43.57 28548.34 12500.82 5040.35 11007.17 0.73
26th 17:42:30 6.00 10373.48 3628.21 14.34 32.72 456.07 455.11 108.80 87.36 51.10 196.49 967.42 1600.56 1.00 48.37 43.57 28476.95 12437.90 5040.75 10995.57 0.73
27th 17:42:59 6.00 10373.08 3628.78 14.34 32.73 455.78 454.88 108.86 87.47 51.11 196.54 967.68 1600.55 1.00 48.41 43.53 28572.97 12435.44 5074.10 11063.43 0.73
28th 17:43:30 6.00 10372.31 3628.96 14.35 32.72 455.65 455.07 108.83 87.41 51.22 196.60 967.66 1600.36 1.00 48.37 43.53 28638.96 12509.44 5073.61 11055.91 0.74
29th 17:44:0 6.00 10370.79 3629.19 14.34 32.74 455.62 455.18 108.81 87.42 51.29 196.73 967.65 1600.45 1.00 48.39 43.49 28552.83 12486.89 5049.00 11016.94 0.73
30th 17:44:28 6.00 10368.77 3629.90 14.34 32.73 455.94 455.21 108.83 87.45 51.31 196.79 967.69 1600.30 1.00 48.35 43.53 28581.99 12536.53 5052.31 11027.77 0.74
31st 17:44:59 6.00 10370.34 3629.21 14.35 32.73 455.12 454.59 108.82 87.40 51.31 196.76 967.73 1600.58 1.00 48.37 43.53 28603.15 12470.12 5075.48 11057.55 0.74
32nd 17:45:29 6.00 10372.02 3628.84 14.34 32.75 455.65 454.85 108.82 87.42 51.26 196.95 967.83 1600.44 1.00 48.37 43.49 28626.37 12512.81 5067.55 11046.01 0.73
33rd 17:45:59 6.00 10373.83 3629.36 14.34 32.74 455.02 454.76 108.85 87.43 51.26 197.03 967.76 1600.49 1.00 48.39 43.53 28613.10 12494.62 5070.40 11048.08 0.73
34th 17:46:29 6.00 10371.12 3628.29 14.34 32.71 454.69 454.94 108.76 87.39 51.40 196.96 967.58 1600.31 1.00 48.34 43.49 28515.90 12446.73 5057.70 11011.47 0.74
35th 17:46:59 1.00 10361.61 3631.32 14.35 32.78 456.00 454.63 108.88 87.54 51.43 197.50 967.61 1599.56 1.00 48.33 43.49 28496.18 12505.53 5028.36 10962.29 0.73
36th 17:47:30 6.00 10368.96 3629.25 14.34 32.75 455.82 455.15 108.86 87.53 51.26 197.02 967.76 1600.27 1.00 48.42 43.53 28516.63 12449.99 5053.25 11013.38 0.73
37th 17:47:59 6.00 10370.24 3629.17 14.34 32.75 456.11 455.54 108.84 87.41 51.27 197.08 967.59 1600.57 1.00 48.36 43.53 28605.62 12467.91 5076.13 11061.57 0.74
38th 17:48:29 1.00 10368.88 3630.50 14.35 32.77 455.23 455.35 108.90 87.50 51.25 197.23 967.71 1600.17 1.00 48.39 43.53 28561.80 12490.65 5051.49 11019.67 0.73
39th 17:48:59 6.00 10374.79 3629.89 14.35 32.76 456.53 455.11 108.96 87.52 51.15 196.99 967.67 1600.81 1.00 48.47 43.57 28603.50 12502.33 5063.61 11037.55 0.73
40th 17:49:29 6.00 10368.98 3628.13 14.35 32.73 455.88 454.53 108.80 87.37 51.17 196.82 967.47 1600.22 1.00 48.33 43.53 28539.98 12500.14 5040.27 10999.57 0.73
41st 17:49:59 6.00 10371.87 3628.19 14.34 32.73 455.52 455.08 108.79 87.38 51.32 197.07 967.58 1600.27 1.00 48.33 43.49 28573.70 12503.46 5053.18 11017.06 0.74
42nd 17:50:29 6.00 10369.43 3629.30 14.35 32.75 454.93 454.63 108.89 87.48 51.22 196.94 967.60 1600.17 1.00 48.38 43.53 28553.72 12490.56 5048.53 11014.63 0.73
43rd 17:51:0 6.00 10365.93 3631.24 14.34 32.80 455.41 455.15 108.99 87.59 51.14 197.27 967.71 1600.12 1.00 48.44 43.61 28597.26 12538.05 5043.54 11015.67 0.74
44th 17:51:29 6.00 10373.10 3629.02 14.35 32.75 454.93 454.30 108.92 87.45 51.01 196.86 967.66 1600.42 1.00 48.46 43.57 28470.42 12446.68 5039.07 10984.67 0.73
45th 17:51:59 6.00 10378.93 3626.31 14.35 32.72 456.05 455.40 108.80 87.28 51.04 196.52 967.62 1600.38 1.00 48.36 43.53 28593.39 12491.37 5051.40 11017.28 0.73
46th 17:52:29 6.00 10379.77 3625.03 14.35 32.67 455.36 454.63 108.76 87.15 50.99 196.33 967.35 1600.44 1.00 48.33 43.49 28542.57 12494.56 5037.81 11010.21 0.73
47th 17:52:59 6.00 10381.41 3625.34 14.35 32.68 455.74 455.08 108.73 87.18 51.15 196.43 967.51 1600.58 1.00 48.36 43.49 28524.99 12459.49 5057.13 11021.86 0.73
48th 17:53:29 6.00 10377.48 3626.61 14.35 32.70 456.05 455.41 108.77 87.20 51.22 196.64 967.62 1600.42 1.00 48.38 43.49 28545.59 12483.96 5046.39 11015.24 0.73
49th 17:53:59 6.00 10379.39 3627.33 14.35 32.70 455.32 455.37 108.82 87.25 51.15 196.64 967.67 1600.99 1.00 48.42 43.53 28650.50 12548.51 5054.26 11047.73 0.73
50th 17:54:30 6.00 10371.75 3631.01 14.35 32.77 456.38 455.08 108.93 87.47 51.22 197.05 967.59 1600.45 1.00 48.44 43.57 28528.53 12498.08 5036.48 10993.96 0.73
51st 17:54:59 6.00 10370.26 3630.07 14.34 32.75 456.37 455.97 108.89 87.45 51.14 197.12 967.74 1600.51 1.00 48.47 43.57 28563.02 12481.82 5053.04 11028.16 0.73
52nd 17:55:29 6.00 10370.75 3628.88 14.35 32.75 455.61 454.76 108.87 87.38 51.07 196.90 967.56 1600.40 1.00 48.41 43.53 28576.53 12451.15 5072.60 11052.78 0.73
53rd 17:55:59 6.00 10372.33 3628.42 14.35 32.74 455.41 454.26 108.86 87.37 51.05 196.66 967.72 1600.36 1.00 48.36 43.57 28503.09 12466.47 5032.79 10987.43 0.73
54th 17:56:28 6.00 10372.15 3629.35 14.35 32.76 455.08 454.81 108.94 87.41 50.95 196.71 967.71 1600.39 1.00 48.43 43.57 28581.45 12482.05 5061.96 11037.44 0.73
55th 17:56:59 6.00 10372.22 3629.77 14.35 32.78 456.07 455.94 108.93 87.47 50.89 196.77 967.73 1600.39 1.00 48.47 43.57 28604.34 12514.74 5056.96 11032.64 0.73
56th 17:57:29 6.00 10374.52 3628.87 14.35 32.74 455.77 455.38 108.94 87.41 50.83 196.57 967.57 1600.45 1.00 48.46 43.57 28672.98 12548.67 5062.28 11062.03 0.74
57th 17:58:0 6.00 10377.47 3628.98 14.34 32.74 455.59 455.37 108.86 87.36 50.90 196.67 967.70 1600.32 1.00 48.40 43.57 28579.81 12476.36 5063.96 11039.49 0.73
58th 17:58:29 6.00 10376.43 3628.20 14.35 32.73 455.58 456.02 108.87 87.36 51.01 196.69 967.45 1600.45 1.00 48.41 43.53 28662.61 12485.74 5086.14 11090.73 0.74
59th 17:58:59 6.00 10376.50 3629.19 14.35 32.76 455.62 455.15 108.96 87.42 50.84 196.64 967.55 1600.31 1.00 48.47 43.61 28636.33 12530.23 5054.41 11051.68 0.73
60th 17:59:29 6.00 10372.32 3630.55 14.35 32.76 456.63 455.87 109.00 87.51 50.82 196.73 967.58 1600.63 1.00 48.43 43.57 28603.04 12534.45 5046.44 11022.15 0.74
61st 17:59:59 6.00 10373.76 3628.54 14.35 32.73 455.58 455.61 108.92 87.41 50.88 196.72 967.38 1600.28 1.00 48.43 43.57 28633.04 12535.59 5055.28 11042.17 0.74

AVERAGE
STDEV

COEFF VAR

                                       
13746.03 131.77 730.59 17.44 91.13 1.45 98.97 94.95 51.16 50.83 95.25 78.54 0.72 0.00 15.00 14.38 18.83 14.45 13.15 17.23 30.99 40.58

12.57 0.21 2.82 0.07 0.12 0.04 0.02 0.36 0.22 0.25 0.36 0.87 0.01 0.01 0.00 0.11 0.40 0.01 0.10 0.36 0.23 0.86
0.09% 0.16% 0.39% 0.42% 0.13% 2.59% 0.02% 0.38% 0.43% 0.49% 0.38% 1.10% 1.68% 168.71% 0.00% 0.73% 2.12% 0.04% 0.74% 2.11% 0.74% 2.11%

25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 35 36 37 38 39 40 41

Gas Fuel 
Heating 
Value

Fuel 
Temp. at 
Flow 
Meter

Fuel Gas 
Pressure

SPRINT 
Water 
Flow Rate

VSV 
Position

VBV 
Position

VIGV 
Position

Filter 
Vent Air 
Temperat
ure B

Filter 
Comb Air 
Temperat
ure B

Filter 
Comb Air 
Temperat
ure A

Filter 
Vent Air 
Temperat
ure A

TFLAME 
% CDPSEL ST8SEL BRNMD

NOx 
Concentra
tion

CO 
Concentra
tion

Reference 

O2 NOX15 CO15 NOX7 CO7

LHVGS TGS PGAS FT-62231 TE-64071 TE-6499 TE-6450 TE-64072 TFLAME
% valve 
position

% valve 
position PPM PPM % pppmvdc pppmvdc pppmvdc pppmvdc

13734.46 131.94 732.79 17.47 91.01 1.48 98.96 95.56 51.72 51.50 96.02 79.89 0.70 -0.01 15.00 14.41 18.99 14.45 13.19 17.38 31.08 40.96
13737.33 132.04 733.94 17.56 90.92 1.51 98.96 95.33 51.72 51.50 96.02 79.02 0.73 0.01 15.00 14.24 18.47 14.45 13.02 16.89 30.68 39.79
13731.48 131.73 728.48 17.54 90.89 1.52 98.96 95.56 51.72 51.29 95.79 78.62 0.73 0.01 15.00 14.18 18.24 14.45 12.96 16.67 30.54 39.28
13741.24 131.53 727.24 17.52 90.98 1.50 98.98 95.33 51.49 51.50 95.57 77.99 0.72 0.01 15.00 14.28 18.51 14.46 13.09 16.97 30.83 39.97
13741.24 131.89 732.50 17.55 91.14 1.43 98.98 95.33 51.49 51.29 95.79 80.22 0.72 0.00 15.00 14.28 18.85 14.46 13.09 17.28 30.83 40.71
13742.34 131.98 733.65 17.51 91.17 1.43 99.00 95.56 51.49 51.29 95.79 77.76 0.73 0.01 15.00 14.34 18.78 14.45 13.13 17.19 30.94 40.51
13734.29 131.67 728.48 17.50 91.34 1.39 98.96 95.33 51.29 51.06 95.57 78.79 0.73 0.01 15.00 14.48 18.61 14.45 13.25 17.04 31.23 40.14
13750.47 131.46 727.43 17.51 91.22 1.41 98.99 95.11 51.49 51.06 95.57 79.50 0.71 0.00 15.00 14.31 18.71 14.45 13.10 17.13 30.87 40.36
13734.14 131.96 733.17 17.47 91.23 1.44 98.98 95.33 51.49 51.06 95.57 78.40 0.71 -0.01 15.00 14.48 18.99 14.46 13.27 17.41 31.26 41.01
13743.24 132.04 733.84 17.59 91.26 1.42 98.98 95.33 51.08 51.06 95.57 78.68 0.70 -0.01 15.00 14.34 20.09 14.45 13.13 18.39 30.94 43.33
13743.03 131.69 728.38 17.53 91.18 1.46 98.98 95.33 51.29 50.86 95.79 77.81 0.71 0.01 15.00 14.38 19.37 14.45 13.15 17.71 30.97 41.72
13768.91 131.51 727.33 17.53 91.06 1.45 98.98 95.56 51.29 51.06 95.57 78.72 0.71 0.01 15.00 14.48 18.47 14.44 13.22 16.87 31.14 39.74
13759.29 131.94 733.08 17.61 91.14 1.48 98.97 95.11 51.29 51.06 95.57 79.51 0.72 0.00 15.00 14.51 19.19 14.45 13.27 17.55 31.26 41.34
13748.14 132.05 733.75 17.50 91.14 1.47 98.96 95.33 51.29 50.86 95.57 79.35 0.72 0.00 15.00 14.41 18.75 14.45 13.19 17.16 31.08 40.43
13739.64 131.60 728.29 17.47 91.09 1.45 99.00 95.11 51.29 50.86 95.57 78.54 0.71 0.00 15.00 14.28 18.68 14.45 13.07 17.10 30.79 40.29
13748.56 131.47 727.14 17.48 91.26 1.42 99.02 95.33 51.08 50.65 95.57 80.45 0.73 0.00 15.00 14.41 18.54 14.45 13.19 16.98 31.08 39.99
13744.41 131.91 732.88 17.54 91.19 1.41 98.97 95.11 51.29 50.86 95.34 78.41 0.72 0.00 15.00 14.14 19.51 14.45 12.93 17.84 30.47 42.02
13740.10 131.97 733.84 17.56 91.24 1.39 98.97 95.11 51.29 50.86 95.34 79.18 0.73 0.00 15.00 14.41 18.89 14.45 13.18 17.27 31.04 40.68
13733.76 131.58 728.19 17.46 91.21 1.45 98.97 94.88 51.08 50.86 95.34 76.85 0.73 0.00 15.00 14.48 18.75 14.45 13.24 17.14 31.18 40.38
13757.04 131.46 727.43 17.42 91.11 1.47 98.97 95.33 51.29 50.86 95.34 79.17 0.72 0.01 15.00 14.34 18.24 14.45 13.11 16.67 30.90 39.28
13762.60 131.94 732.79 17.43 91.09 1.44 98.97 95.11 51.08 50.86 95.34 78.89 0.72 0.01 15.00 14.18 19.75 14.45 12.96 18.05 30.54 42.53
13738.43 132.00 733.65 17.39 91.04 1.48 98.97 95.11 51.29 50.86 95.34 80.22 0.72 0.01 15.00 14.34 19.27 14.45 13.11 17.61 30.90 41.50
13747.45 131.69 728.58 17.39 91.05 1.46 98.97 95.11 51.29 50.65 95.57 78.13 0.71 0.00 15.00 14.24 18.92 14.45 13.04 17.32 30.72 40.80
13754.56 131.49 727.04 17.36 91.05 1.49 98.94 95.11 51.29 50.86 95.57 77.79 0.71 -0.01 15.00 14.28 18.85 14.45 13.07 17.26 30.79 40.66
13751.16 131.94 732.88 17.42 91.18 1.45 98.95 95.11 51.29 51.06 95.34 79.64 0.73 0.01 15.00 14.24 19.51 14.45 13.02 17.84 30.68 42.02
13748.87 132.02 733.94 17.42 91.20 1.42 98.98 95.11 51.08 50.65 95.34 77.89 0.70 0.01 15.00 14.28 19.40 14.45 13.07 17.76 30.79 41.85
13751.20 131.68 728.29 17.48 91.17 1.45 98.98 94.88 51.08 50.65 95.34 76.52 0.73 0.00 15.00 14.28 18.99 14.45 13.07 17.38 30.79 40.96
13734.58 131.49 727.52 17.39 91.14 1.46 98.97 95.11 51.29 50.86 95.34 78.56 0.73 0.01 15.00 14.21 18.85 14.45 13.01 17.26 30.65 40.66
13743.83 131.94 732.98 17.43 91.11 1.44 98.96 95.11 51.29 50.65 95.34 77.98 0.70 0.00 15.00 14.41 19.44 14.45 13.19 17.79 31.08 41.92
13737.86 132.01 733.94 17.40 90.99 1.51 98.96 95.11 51.08 50.86 95.34 78.30 0.72 0.01 15.00 14.44 19.13 14.44 13.19 17.47 31.07 41.15
13731.41 131.66 728.38 17.42 91.15 1.50 98.91 95.33 51.29 50.86 95.34 77.58 0.73 0.01 15.00 14.28 19.13 14.45 13.07 17.51 30.79 41.25
13737.93 131.49 727.43 17.43 91.09 1.44 98.99 95.11 51.08 51.06 95.11 80.20 0.73 0.00 15.00 14.24 18.65 14.45 13.02 17.05 30.68 40.17
13743.25 131.92 732.02 17.38 91.10 1.44 98.97 94.88 51.08 50.65 95.34 78.60 0.71 0.00 15.00 14.24 19.61 14.45 13.02 17.93 30.68 42.23
13737.25 132.04 733.84 17.37 91.10 1.46 98.95 94.88 51.08 50.86 95.34 76.80 0.73 0.01 15.00 14.28 18.68 14.45 13.07 17.10 30.79 40.29
13785.66 131.65 728.00 17.40 90.76 1.56 98.96 95.11 51.08 50.86 95.11 77.76 0.73 0.00 15.00 14.51 18.37 14.45 13.27 16.80 31.26 39.57
13753.34 131.57 727.91 17.37 91.02 1.49 98.98 95.11 51.08 50.65 95.34 78.35 0.76 0.00 15.00 14.51 18.34 14.45 13.28 16.79 31.30 39.55
13737.82 131.96 733.08 17.36 91.04 1.46 98.99 95.11 51.08 50.45 95.34 78.92 0.73 0.00 15.00 14.34 18.58 14.45 13.11 16.98 30.90 40.01
13755.81 132.04 733.84 17.42 90.94 1.47 98.97 94.88 51.29 50.65 95.11 77.17 0.72 0.01 15.00 14.34 18.65 14.45 13.11 17.05 30.90 40.17
13733.72 131.66 728.29 17.42 91.14 1.42 98.98 94.88 51.08 50.65 95.34 77.00 0.71 0.00 15.00 14.51 18.75 14.45 13.27 17.14 31.26 40.38
13759.09 131.48 727.24 17.37 91.12 1.44 98.98 94.88 51.08 50.65 95.11 78.55 0.71 0.01 15.00 14.38 18.24 14.45 13.15 16.67 30.97 39.28
13736.30 131.93 732.98 17.42 91.08 1.44 99.03 94.65 51.29 50.65 95.11 78.55 0.72 0.00 15.00 14.31 18.92 14.45 13.08 17.30 30.83 40.75
13758.68 132.00 733.94 17.37 91.03 1.46 98.97 94.65 51.08 50.86 95.11 79.34 0.73 0.01 15.00 14.51 18.51 14.45 13.27 16.92 31.26 39.87
13738.07 131.65 728.10 17.42 90.88 1.52 98.98 94.65 51.08 50.86 95.11 78.89 0.73 0.01 15.00 14.44 18.78 14.45 13.22 17.19 31.15 40.51
13760.36 131.45 727.52 17.42 91.14 1.44 98.97 94.65 51.08 50.65 95.11 79.01 0.75 0.02 15.00 14.28 18.54 14.45 13.05 16.95 30.75 39.94
13741.46 131.92 732.79 17.29 91.30 1.42 98.96 94.65 50.87 50.65 94.89 79.00 0.70 0.00 15.00 14.48 19.23 14.45 13.24 17.58 31.18 41.41
13760.67 131.95 733.84 17.36 91.40 1.40 98.99 94.65 50.87 50.65 94.89 78.72 0.73 0.01 15.00 14.48 18.78 14.45 13.24 17.17 31.18 40.45
13737.25 131.66 728.19 17.39 91.37 1.38 98.98 94.65 50.87 50.65 94.89 78.34 0.74 0.01 15.00 14.41 19.06 14.45 13.19 17.45 31.08 41.10
13753.70 131.51 727.24 17.44 91.30 1.40 98.92 94.65 50.87 50.65 94.89 77.60 0.72 0.01 15.00 14.51 18.41 14.45 13.28 16.85 31.30 39.70
13725.05 131.94 732.88 17.42 91.31 1.37 98.97 94.43 51.08 50.65 94.89 78.59 0.71 0.00 15.00 14.55 18.82 14.45 13.30 17.21 31.33 40.54
13752.66 132.02 733.84 17.33 91.02 1.47 98.98 94.65 50.87 50.86 94.89 77.59 0.72 0.01 15.00 14.41 18.44 14.45 13.18 16.86 31.04 39.72
13744.59 131.68 728.00 17.46 91.02 1.47 98.97 94.65 51.08 50.65 94.89 78.95 0.70 -0.01 15.00 14.44 18.78 14.45 13.21 17.17 31.11 40.45
13744.45 131.51 727.52 17.38 91.13 1.47 98.99 94.65 50.87 50.65 94.89 78.04 0.73 0.01 15.00 14.44 18.44 14.46 13.24 16.90 31.19 39.82
13797.74 131.93 732.98 17.48 91.08 1.48 98.97 94.43 51.08 50.65 94.89 79.48 0.72 0.01 15.00 14.34 19.06 14.45 13.13 17.45 30.94 41.10
13752.20 131.98 733.55 17.38 91.15 1.45 99.00 94.43 50.87 50.65 94.89 78.21 0.72 0.01 15.00 14.51 18.44 14.46 13.30 16.90 31.33 39.82
13741.38 131.60 728.19 17.34 91.10 1.44 98.96 94.43 51.08 50.65 94.66 77.29 0.73 0.01 15.00 14.34 18.54 14.45 13.13 16.98 30.94 39.99
13737.12 131.44 727.33 17.41 91.22 1.42 98.97 94.43 50.87 50.65 94.66 78.67 0.72 0.00 15.00 14.51 18.41 14.45 13.28 16.85 31.30 39.70
13744.32 131.87 732.79 17.37 91.19 1.41 98.96 94.43 50.87 50.65 94.66 78.98 0.73 0.00 15.00 14.48 18.99 14.45 13.25 17.38 31.23 40.96
13738.04 131.93 732.88 17.48 91.25 1.42 98.92 94.65 50.87 50.65 94.66 79.19 0.69 0.00 15.00 14.41 18.44 14.46 13.21 16.90 31.12 39.82
13751.40 131.52 727.62 17.44 91.22 1.42 98.99 94.20 50.87 50.45 94.89 78.38 0.73 -0.01 15.00 14.58 18.54 14.45 13.35 16.98 31.44 39.99
13739.28 131.39 726.95 17.26 91.17 1.43 98.97 94.20 50.87 50.65 94.44 78.29 0.74 0.01 15.00 14.41 18.47 14.45 13.18 16.89 31.04 39.79
13734.17 131.87 733.36 17.37 91.19 1.40 98.96 94.43 50.87 50.45 94.66 77.89 0.72 0.00 15.00 14.34 19.09 14.45 13.13 17.48 30.94 41.18

                                       

10269.4 3630.0 14.56 28.80 331.07 330.80 80.29 70.12 100.89 248.97 1003.00 1592.3 0.99 30.51 27.37 19199.8 7413.6 3671.9 8113.8 0.72
2.6 1.4 0.00 0.21 2.33 2.30 0.55 0.52 1.06 0.17 0.12 0.4 0.00 0.29 0.26 150.0 66.7 27.3 59.1 0.00

0.03% 0.04% 0.01% 0.74% 0.70% 0.69% 0.69% 0.74% 1.05 0.07% 0.01% 0.03% 0.18% 0.95% 0.95% 0.78% 0.90% 0.74% 0.73% 0.15%
0.18065 1006.00 14.59079

LIVE VALUES

1 2 3 4 5 8 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24

READINGS Time

Control 
Mode (T3, 
PS3, T48)

XN25 H.P. 
Compressor 

XN2 L.P. 
Turbine 

P0 Comp. 
Inlet 
Pressure

P25 HP 
Comp. 
Inlet 
Pressure

PS3A 
Comp. 
Discharge 
Pressure

PS3B 
Comp. 
Discharge 
Pressure

P4.8 L.P. 
Turbine 
Inlet 
Pressure

PTB 
Thrust 
Balance 
Pressure

T2, 
Compress
or Inlet 
Temp 

T25 H.P. 
Comp.Inle
t Temp.

T3 
H.P.Com
p. Temp.

T4.8 
L.P.Turbin
e Inlet 
Temp.

Power 
Factor 

Watt 
Meter 

Watt 
Meter 

Total Fuel 
Flow

Pilot 
Elbow 
Fuel Flow

Inner Gas 
Fuel Flow

Outer 
Gas Flow

Gas Fuel 
Specific 
Gravity

TAG # TOD
REGULA

TOR N25SEL NSDSEL P0 P25SEL PT6814 PT6814 P48SEL PTBSEL T2_AVG T25SEL T3SEL T48SEL PF_T WX
DMMF - 

Watt total
WFGMVTO

T
WFGMV

PE WFGMVI
WFGMV

O SGGS
Units 1:29:58 8.00 10270.20 3630.06 14.56 28.57 328.73 327.80 79.72 69.57 102.02 248.85 1003.11 1592.61 0.99 30.23 27.10 19074.24 7355.87 3650.96 8067.42 0.73
1st 1:30:29 8.00 10266.44 3630.96 14.56 28.58 328.71 328.60 79.70 69.60 101.91 248.93 1002.90 1592.57 0.99 30.19 27.10 19046.03 7352.85 3643.19 8049.99 0.72
2nd 1:30:58 8.00 10271.04 3628.88 14.56 28.57 328.81 328.47 79.72 69.54 101.85 248.75 1002.94 1592.38 0.99 30.23 27.10 19011.32 7309.93 3646.35 8055.04 0.72
3rd 1:31:28 8.00 10273.77 3627.73 14.56 28.55 328.37 328.57 79.72 69.55 101.89 248.59 1002.99 1592.52 0.99 30.21 27.15 19083.69 7345.51 3658.05 8080.12 0.72
4th 1:31:59 8.00 10274.99 3627.15 14.56 28.54 329.46 329.15 79.70 69.49 101.91 248.63 1002.88 1592.53 0.99 30.24 27.10 19074.14 7367.16 3647.86 8059.12 0.73
5th 1:32:28 8.00 10274.64 3627.59 14.56 28.56 328.50 328.52 79.73 69.54 102.01 248.82 1003.32 1592.70 0.99 30.20 27.15 19034.98 7337.39 3642.62 8054.97 0.72
6th 1:32:58 8.00 10272.77 3629.68 14.56 28.53 328.24 327.81 79.67 69.49 102.11 248.76 1002.93 1592.78 0.99 30.18 27.06 19060.46 7352.37 3647.60 8060.49 0.72
7th 1:33:29 8.00 10266.78 3632.98 14.56 28.59 328.71 328.43 79.66 69.60 102.18 249.24 1002.86 1592.67 0.99 30.11 27.06 19063.96 7374.36 3640.58 8049.03 0.73
8th 1:33:59 8.00 10268.31 3631.18 14.56 28.54 328.05 327.55 79.52 69.46 102.28 249.08 1003.13 1592.59 0.99 30.05 27.02 18970.06 7307.81 3633.04 8029.21 0.72
9th 1:34:28 8.00 10268.87 3629.41 14.56 28.47 327.33 327.35 79.45 69.33 102.44 248.79 1003.07 1592.53 0.99 30.10 26.98 18935.72 7305.74 3622.77 8008.67 0.72
10th 1:34:59 8.00 10274.33 3628.06 14.56 28.45 327.78 327.29 79.44 69.31 102.51 248.70 1002.98 1593.14 0.99 30.12 26.98 19004.08 7346.03 3630.94 8027.10 0.73
11th 1:35:29 8.00 10271.55 3628.93 14.56 28.47 327.69 327.48 79.42 69.31 102.56 248.83 1003.09 1593.05 0.99 30.09 26.98 18959.58 7305.73 3632.00 8023.94 0.72
12th 1:35:59 8.00 10274.18 3628.75 14.56 28.44 327.65 327.12 79.39 69.26 102.60 248.70 1003.08 1592.81 0.99 30.02 26.94 18967.42 7311.37 3632.50 8023.55 0.72
13th 1:36:28 8.00 10273.31 3629.62 14.56 28.47 327.62 328.01 79.47 69.33 102.56 248.89 1003.00 1593.08 0.99 30.08 26.98 18997.99 7309.99 3642.42 8045.58 0.72
14th 1:36:58 8.00 10268.65 3629.97 14.56 28.49 327.50 326.88 79.46 69.33 102.52 248.93 1003.08 1592.68 0.99 30.08 26.98 19023.41 7326.47 3644.37 8052.56 0.73
15th 1:37:29 8.00 10271.55 3630.51 14.56 28.52 327.99 328.00 79.57 69.45 102.42 249.02 1003.19 1593.23 0.99 30.14 27.02 18973.06 7328.50 3627.91 8016.65 0.72
16th 1:37:58 8.00 10271.29 3629.47 14.56 28.50 327.71 327.44 79.52 69.39 102.32 248.87 1003.12 1592.89 0.99 30.14 27.02 18980.42 7323.30 3631.06 8026.07 0.72
17th 1:38:29 8.00 10269.78 3632.10 14.56 28.58 328.11 328.36 79.69 69.60 102.22 249.10 1003.06 1592.88 0.98 30.19 27.06 19022.58 7330.35 3643.47 8048.76 0.72
18th 1:38:58 8.00 10267.81 3631.63 14.56 28.58 328.45 328.56 79.69 69.62 102.14 249.09 1002.96 1592.74 0.99 30.18 27.06 19031.75 7345.54 3640.88 8045.33 0.72
19th 1:39:29 8.00 10268.61 3631.47 14.56 28.60 329.07 328.29 79.75 69.64 101.99 249.07 1002.81 1592.92 0.99 30.25 27.10 19088.84 7360.78 3653.39 8074.67 0.72
20th 1:39:58 8.00 10266.26 3631.04 14.56 28.62 329.03 328.39 79.77 69.68 101.85 249.00 1003.05 1592.54 0.99 30.23 27.10 19068.09 7371.38 3642.07 8054.64 0.72
21st 1:40:29 8.00 10268.58 3629.92 14.56 28.63 329.13 328.67 79.81 69.71 101.70 248.88 1002.87 1592.38 0.99 30.32 27.15 19099.67 7406.75 3639.82 8053.09 0.72
22nd 1:40:58 8.00 10270.67 3628.42 14.56 28.63 329.66 329.12 79.86 69.72 101.58 248.71 1002.95 1592.19 0.99 30.28 27.19 19061.80 7360.63 3645.21 8055.95 0.72
23rd 1:41:29 8.00 10268.34 3630.76 14.56 28.71 329.45 329.24 80.03 69.89 101.37 248.95 1003.03 1592.50 0.99 30.37 27.23 19109.52 7354.48 3663.14 8094.31 0.72
24th 1:41:59 8.00 10267.85 3629.96 14.56 28.73 329.89 330.01 80.07 69.89 101.25 248.92 1003.07 1592.30 0.99 30.39 27.27 19138.49 7395.71 3657.62 8085.16 0.72
25th 1:42:29 8.00 10268.54 3630.84 14.56 28.79 330.37 330.24 80.22 70.04 101.11 249.05 1003.22 1592.34 0.99 30.46 27.35 19115.24 7352.89 3661.29 8087.67 0.72
26th 1:42:58 8.00 10266.91 3630.63 14.56 28.79 330.84 330.39 80.26 70.10 100.95 249.01 1003.06 1592.13 0.99 30.49 27.35 19205.10 7431.50 3667.07 8106.52 0.73
27th 1:43:28 8.00 10266.96 3630.26 14.56 28.84 331.03 331.10 80.35 70.17 100.75 249.02 1003.05 1592.05 0.99 30.50 27.39 19225.15 7431.73 3673.93 8119.49 0.73
28th 1:43:59 8.00 10267.48 3631.04 14.56 28.87 331.73 331.12 80.45 70.29 100.60 249.04 1002.93 1592.15 0.99 30.55 27.39 19237.40 7423.99 3680.94 8132.47 0.72
29th 1:44:29 8.00 10267.54 3630.95 14.56 28.93 331.85 332.43 80.59 70.40 100.40 249.13 1003.12 1592.17 0.99 30.67 27.52 19319.52 7428.33 3707.56 8183.63 0.73
30th 1:44:58 8.00 10268.47 3629.20 14.55 28.92 332.27 332.00 80.58 70.39 100.23 248.92 1003.10 1592.06 0.99 30.65 27.52 19282.07 7436.08 3691.18 8154.81 0.73
31st 1:45:28 8.00 10267.91 3629.81 14.55 28.95 333.13 332.01 80.67 70.46 100.13 249.04 1003.10 1591.97 0.99 30.75 27.56 19254.74 7433.46 3683.87 8137.41 0.72
32nd 1:45:59 8.00 10269.82 3628.74 14.55 28.95 332.76 332.23 80.70 70.46 100.01 248.82 1003.05 1591.79 0.99 30.76 27.56 19275.84 7422.61 3693.97 8159.26 0.72
33rd 1:46:28 8.00 10272.37 3628.04 14.55 28.96 332.99 332.83 80.74 70.50 99.96 248.83 1003.12 1591.99 0.99 30.76 27.60 19312.06 7454.24 3694.57 8163.25 0.73
34th 1:46:59 8.00 10271.61 3628.26 14.55 28.96 333.10 333.02 80.73 70.50 99.93 248.76 1003.01 1591.61 0.99 30.76 27.60 19357.22 7499.32 3693.76 8164.14 0.73
35th 1:47:28 8.00 10270.00 3629.10 14.55 29.00 333.33 333.00 80.83 70.59 99.89 249.05 1003.06 1592.15 0.99 30.85 27.64 19319.64 7469.11 3692.41 8158.12 0.72
36th 1:47:58 8.00 10267.90 3631.11 14.55 29.01 333.62 333.22 80.84 70.64 99.93 249.16 1003.04 1592.16 0.99 30.79 27.64 19312.13 7470.68 3696.83 8166.53 0.72
37th 1:48:29 8.00 10266.71 3631.40 14.55 29.00 333.60 332.93 80.80 70.62 99.94 249.14 1002.86 1591.90 0.99 30.78 27.60 19332.83 7459.35 3700.11 8173.37 0.72
38th 1:48:59 8.00 10266.54 3631.26 14.55 28.99 332.87 333.20 80.77 70.60 100.02 249.24 1002.87 1592.03 0.99 30.73 27.60 19322.44 7455.19 3698.99 8168.26 0.72
39th 1:49:28 8.00 10268.81 3629.71 14.55 28.95 332.97 332.02 80.70 70.52 100.06 249.08 1003.00 1591.96 0.99 30.72 27.56 19309.77 7480.79 3685.21 8143.77 0.73
40th 1:49:58 8.00 10268.63 3630.27 14.56 28.97 333.12 332.74 80.68 70.51 100.14 249.06 1003.12 1591.94 0.99 30.70 27.52 19290.48 7439.95 3691.72 8155.95 0.72
41st 1:50:29 1.00 10263.89 3631.63 14.55 28.95 332.50 332.07 80.58 70.47 100.19 249.09 1002.71 1591.52 0.99 30.63 27.52 19269.81 7465.37 3678.16 8126.29 0.72
42nd 1:50:59 8.00 10266.92 3631.83 14.56 28.95 332.42 332.28 80.68 70.52 100.24 249.20 1002.87 1592.10 0.99 30.69 27.52 19316.12 7499.76 3680.27 8136.08 0.73
43rd 1:51:28 8.00 10267.34 3630.86 14.55 28.94 332.83 332.87 80.62 70.46 100.24 249.07 1002.99 1592.15 0.99 30.68 27.48 19290.39 7440.23 3693.17 8157.00 0.72
44th 1:51:59 8.00 10265.10 3631.02 14.56 28.93 332.31 331.72 80.60 70.45 100.28 249.14 1003.11 1592.00 0.99 30.68 27.52 19288.73 7426.92 3688.39 8151.54 0.73
45th 1:52:28 8.00 10268.60 3630.72 14.55 28.92 332.27 332.17 80.58 70.42 100.28 248.94 1002.91 1592.03 0.99 30.62 27.52 19302.76 7457.50 3686.05 8147.07 0.73
46th 1:52:58 8.00 10265.13 3630.98 14.55 28.92 332.17 331.31 80.54 70.41 100.31 249.09 1002.95 1591.80 0.99 30.67 27.48 19273.39 7417.07 3695.68 8160.65 0.72
47th 1:53:29 8.00 10268.53 3630.76 14.55 28.93 332.53 332.30 80.63 70.47 100.28 249.06 1002.96 1592.23 0.99 30.64 27.52 19249.56 7454.20 3675.27 8120.09 0.72
48th 1:53:59 8.00 10267.71 3630.96 14.55 28.96 332.40 331.88 80.65 70.51 100.26 249.16 1003.19 1592.24 0.99 30.74 27.56 19264.63 7455.85 3677.93 8130.86 0.73
49th 1:54:28 8.00 10273.46 3626.00 14.55 28.88 332.51 331.81 80.57 70.34 100.23 248.59 1002.90 1592.20 0.99 30.70 27.56 19295.81 7465.69 3684.49 8145.64 0.72
50th 1:54:58 8.00 10273.14 3627.12 14.55 28.90 332.34 332.17 80.64 70.39 100.16 248.70 1003.09 1591.85 0.99 30.67 27.56 19324.91 7463.43 3694.79 8166.70 0.73
51st 1:55:28 8.00 10272.94 3629.38 14.55 28.97 332.81 333.05 80.76 70.53 100.06 248.99 1002.94 1592.31 0.99 30.76 27.60 19333.84 7469.87 3697.46 8166.50 0.73
52nd 1:55:59 8.00 10268.57 3630.63 14.55 29.00 333.19 333.20 80.79 70.57 100.01 249.12 1003.13 1592.18 0.99 30.72 27.60 19320.11 7456.16 3697.35 8166.60 0.73
53rd 1:56:28 8.00 10266.65 3630.99 14.55 29.02 333.06 332.86 80.83 70.65 99.94 249.20 1003.00 1591.93 0.99 30.82 27.60 19373.48 7469.27 3709.02 8189.73 0.73
54th 1:56:59 8.00 10266.97 3630.64 14.55 29.02 333.30 333.07 80.84 70.65 99.85 249.11 1002.88 1591.89 0.99 30.80 27.64 19316.96 7501.58 3679.13 8136.25 0.73
55th 1:57:28 8.00 10269.09 3630.46 14.55 29.03 334.01 333.68 80.92 70.70 99.78 249.21 1002.98 1591.95 0.99 30.80 27.69 19366.41 7505.46 3693.03 8167.92 0.73
56th 1:57:59 8.00 10268.44 3631.35 14.55 29.07 333.69 333.86 80.99 70.79 99.69 249.13 1002.96 1592.20 0.99 30.87 27.69 19378.09 7480.41 3708.03 8189.66 0.72
57th 1:58:29 1.00 10272.49 3628.88 14.55 29.04 333.88 333.30 80.99 70.74 99.56 248.96 1002.63 1592.06 0.99 30.88 27.73 19448.11 7529.01 3712.23 8206.86 0.73
58th 1:58:59 8.00 10270.15 3629.39 14.55 29.09 334.44 334.15 81.05 70.84 99.48 249.08 1002.91 1592.14 0.99 30.96 27.73 19445.16 7530.05 3711.35 8201.74 0.73
59th 1:59:28 8.00 10270.63 3627.86 14.55 29.07 334.38 333.82 81.07 70.82 99.34 248.82 1003.06 1591.74 0.99 30.93 27.73 19434.66 7509.06 3716.98 8208.63 0.73
60th 1:59:58 8.00 10269.29 3629.82 14.55 29.10 334.88 334.41 81.12 70.88 99.26 248.98 1002.81 1591.64 0.99 30.94 27.77 19418.76 7502.67 3713.06 8203.03 0.72

STDEV
COEFF VAR

AVERAGE



                                       
13877.6 130.63 735.92 0.01 78.37 5.88 36.00 80.46 101.47 101.18 80.84 51.50 7.30 23.61 15.00 5.82 6.08 15.54 6.41 6.69 15.10 15.77

10.7 0.04 0.64 0.00 0.09 0.24 1.57 0.17 1.07 1.09 0.18 0.73 0.01 0.01 0.00 0.23 0.68 0.00 0.25 0.75 0.59 1.77
0.08% 0.03% 0.09% 4.55% 0.12% 4.01% 4.35% 0.21% 1.05% 1.08% 0.22% 1.41% 0.15% 0.04% 0.00% 3.91% 11.26% 0.03% 3.92% 11.24% 3.92% 11.24%

RAW RAW RAW
25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 35 36 37 38 39 40 41

Gas Fuel 
Heating 
Value

Fuel 
Temp. at 
Flow Meter

Fuel Gas 
Pressure

SPRINT 
Water 
Flow Rate

VSV 
Position

VBV 
Position

VIGV 
Position

Filter 
Vent Air 
Temperat
ure B

Filter 
Comb Air 
Temperat
ure B

Filter 
Comb Air 
Temperat
ure A

Filter 
Vent Air 
Temperat
ure A

TFLAME 
% CDPSEL ST8SEL BRNMD

NOx 
Concentra
tion

CO 
Concentra
tion

Reference 

O2 NOX15 CO15 NOX7 CO7

LHVGS TGS PGAS FT-62231 TE-64071 TE-6499 TE-6450 TE-64072 TFLAME
% valve 
position

% valve 
position pppmvdc pppmvdc pppmvdc pppmvdc

13871.00 130.64 734.99 0.01 78.44 6.09 34.33 80.72 103.23 103.02 80.99 51.40 7.31 23.61 15.00 5.89 7.03 15.54 6.48 7.73 15.28 18.22
13876.76 130.57 736.24 0.01 78.35 6.16 34.28 80.52 103.23 102.79 80.99 50.76 7.29 23.61 15.00 6.02 6.47 15.55 6.63 7.13 15.62 16.80
13906.30 130.61 736.81 0.01 78.47 6.05 34.28 80.72 103.00 102.57 81.20 50.88 7.31 23.62 15.00 5.86 6.56 15.54 6.45 7.22 15.20 17.01
13882.42 130.69 735.66 0.01 78.57 5.95 34.37 80.72 103.00 102.79 80.99 51.11 7.30 23.61 15.00 5.95 6.07 15.54 6.55 6.67 15.44 15.72
13872.17 130.63 735.09 0.01 78.58 5.91 34.43 80.72 103.00 102.57 80.77 52.77 7.31 23.62 15.00 5.95 6.31 15.54 6.55 6.95 15.44 16.37
13889.32 130.60 736.14 0.01 78.52 5.96 34.46 80.72 103.00 102.34 80.77 51.00 7.29 23.60 15.00 5.86 6.66 15.54 6.45 7.32 15.20 17.25
13886.22 130.64 736.81 0.01 78.46 6.11 34.23 80.29 102.55 102.57 81.20 50.29 7.30 23.62 15.00 6.17 6.00 15.54 6.79 6.61 16.00 15.56
13867.32 130.69 735.66 0.01 78.24 6.26 34.19 80.72 102.55 102.34 80.99 51.66 7.30 23.62 15.00 5.86 6.37 15.55 6.46 7.03 15.23 16.55
13881.29 130.63 735.47 0.01 78.30 6.30 33.79 80.52 102.55 102.34 81.20 50.28 7.30 23.61 15.00 6.11 6.53 15.54 6.72 7.19 15.84 16.93
13891.18 130.59 736.62 0.01 78.44 6.21 33.58 80.52 102.77 102.34 81.20 50.25 7.30 23.62 15.00 5.80 6.96 15.55 6.40 7.68 15.07 18.09
13873.12 130.63 736.81 0.01 78.55 6.07 33.73 80.72 102.32 102.34 80.99 51.32 7.30 23.59 15.00 5.89 6.07 15.56 6.51 6.70 15.33 15.78
13877.63 130.71 735.86 0.01 78.48 6.15 33.59 80.52 102.55 102.34 80.99 49.97 7.29 23.61 15.00 6.14 6.22 15.55 6.77 6.85 15.94 16.15
13881.09 130.61 735.38 0.01 78.51 6.12 33.52 80.72 102.55 102.57 80.99 51.47 7.30 23.60 15.00 6.02 6.00 15.54 6.62 6.61 15.60 15.56
13874.22 130.55 736.33 0.01 78.48 6.16 33.75 80.52 102.77 102.34 80.99 51.12 7.27 23.62 15.00 6.30 5.57 15.54 6.93 6.13 16.32 14.44
13874.18 130.64 737.01 0.01 78.41 6.23 33.66 80.72 102.77 102.34 80.99 52.23 7.31 23.62 15.00 5.86 5.36 15.54 6.45 5.89 15.20 13.89
13888.79 130.69 735.38 0.01 78.38 6.20 33.93 80.72 102.55 102.57 80.77 50.40 7.29 23.62 15.00 5.86 5.11 15.54 6.45 5.62 15.20 13.24
13886.70 130.62 735.57 0.01 78.44 6.16 33.83 80.72 102.55 102.34 80.99 50.53 7.30 23.63 15.00 5.68 5.11 15.54 6.25 5.62 14.72 13.24
13878.99 130.59 736.33 0.01 78.28 6.21 34.32 80.52 102.77 102.34 80.56 51.43 7.31 23.61 15.00 5.89 5.57 15.55 6.49 6.14 15.30 14.47
13898.51 130.63 736.81 0.01 78.32 6.21 34.27 80.52 102.77 102.34 80.77 51.77 7.30 23.62 15.00 5.83 5.17 15.55 6.43 5.70 15.14 13.43
13880.98 130.69 735.38 0.01 78.33 6.16 34.44 80.72 102.55 102.34 80.77 51.54 7.30 23.63 15.00 5.74 5.08 15.54 6.32 5.59 14.88 13.17
13874.88 130.64 735.38 0.01 78.33 6.20 34.50 80.72 102.55 102.12 80.77 51.94 7.29 23.62 15.00 5.74 5.20 15.55 6.33 5.74 14.91 13.51
13873.44 130.58 736.33 0.01 78.37 6.12 34.70 80.52 102.32 102.34 80.56 52.09 7.30 23.62 15.00 6.17 5.32 15.55 6.80 5.87 16.03 13.82
13899.41 130.63 736.91 0.01 78.45 6.00 34.85 80.29 102.10 101.89 80.77 50.40 7.30 23.63 15.00 6.26 5.36 15.54 6.89 5.89 16.24 13.89
13894.89 130.68 735.38 0.01 78.36 6.02 35.29 80.52 102.32 102.12 80.99 50.78 7.30 23.62 15.00 6.05 5.20 15.55 6.67 5.74 15.71 13.51
13879.26 130.63 735.28 0.01 78.36 6.06 35.32 80.29 102.10 101.89 80.77 51.50 7.29 23.63 15.00 5.80 5.36 15.54 6.38 5.89 15.04 13.89
13893.21 130.58 736.43 0.01 78.34 6.00 35.70 80.29 102.10 101.67 80.99 50.86 7.29 23.61 15.00 5.95 5.05 15.54 6.55 5.55 15.44 13.08
13869.45 130.61 736.62 0.01 78.32 5.96 35.91 80.52 101.87 101.89 80.77 51.24 7.31 23.60 15.00 5.89 5.08 15.55 6.49 5.60 15.30 13.19
13873.20 130.66 735.38 0.01 78.33 5.92 36.20 80.29 101.65 101.67 80.99 50.93 7.29 23.62 15.00 5.49 4.87 15.55 6.05 5.36 14.27 12.64
13886.34 130.63 735.28 0.01 78.29 5.92 36.42 80.52 101.87 101.67 81.20 51.75 7.33 23.61 15.00 5.95 5.42 15.55 6.56 5.97 15.46 14.07
13857.16 130.57 736.33 0.01 78.29 5.82 36.87 80.29 101.42 101.22 80.77 51.59 7.29 23.62 15.00 5.83 5.57 15.54 6.42 6.13 15.12 14.44
13867.88 130.61 736.81 0.01 78.36 5.76 36.91 80.29 101.20 101.22 80.77 51.37 7.32 23.61 15.00 5.65 5.78 15.54 6.21 6.37 14.64 15.00
13886.67 130.69 735.28 0.01 78.34 5.74 37.16 80.52 101.42 100.99 80.56 50.61 7.32 23.61 15.00 5.95 5.48 15.55 6.56 6.04 15.46 14.23
13881.33 130.63 735.47 0.01 78.40 5.65 37.17 80.29 100.97 100.77 80.77 50.89 7.31 23.63 15.00 5.95 5.29 15.55 6.56 5.84 15.46 13.75
13864.72 130.56 736.33 0.01 78.44 5.60 37.31 80.52 100.97 100.77 80.99 51.56 7.33 23.63 15.00 5.59 5.63 15.54 6.15 6.20 14.49 14.60
13855.65 130.64 736.62 0.01 78.42 5.60 37.35 80.29 100.97 100.54 80.99 51.09 7.31 23.62 15.00 5.99 5.57 15.55 6.60 6.14 15.55 14.47
13888.49 130.68 735.18 0.01 78.41 5.54 37.59 80.52 100.74 100.54 80.99 52.25 7.32 23.60 15.00 6.05 5.63 15.54 6.66 6.20 15.68 14.60
13878.12 130.61 735.38 0.01 78.31 5.67 37.51 80.29 100.74 100.32 80.77 51.35 7.28 23.62 15.00 5.80 6.09 15.55 6.40 6.72 15.07 15.83
13880.09 130.58 736.24 0.01 78.24 5.75 37.44 80.29 100.74 100.09 80.77 52.68 7.29 23.61 15.00 6.11 6.19 15.54 6.72 6.81 15.84 16.05
13875.14 130.66 736.72 0.01 78.25 5.71 37.34 80.29 100.74 100.09 80.77 51.90 7.30 23.63 15.00 5.62 6.31 15.55 6.19 6.96 14.59 16.39
13871.92 130.69 735.18 0.01 78.32 5.70 37.15 80.29 100.52 100.09 80.77 51.06 7.30 23.61 15.00 5.46 6.47 15.55 6.02 7.13 14.19 16.80
13878.38 130.64 735.18 0.01 78.31 5.74 37.12 80.52 100.52 100.09 80.56 52.81 7.31 23.62 15.00 5.43 6.66 15.54 5.98 7.32 14.08 17.25
13892.87 130.60 736.14 0.01 78.18 5.92 36.79 80.52 100.52 100.09 80.56 52.77 7.32 23.62 15.00 5.80 6.96 15.54 6.38 7.66 15.04 18.06
13859.73 130.66 736.53 0.01 78.26 5.84 37.04 80.29 100.52 100.09 80.99 52.44 7.32 23.61 15.00 5.43 7.22 15.54 5.98 7.94 14.08 18.71
13874.39 130.69 735.38 0.01 78.28 5.78 36.93 80.52 100.52 100.09 80.99 51.08 7.30 23.62 15.00 5.46 7.03 15.54 6.01 7.73 14.17 18.22
13858.39 130.62 735.09 0.01 78.26 5.85 36.86 80.09 100.29 100.09 80.77 51.43 7.30 23.59 15.00 5.80 7.00 15.54 6.38 7.70 15.04 18.14
13864.24 130.59 736.24 0.01 78.35 5.76 36.83 80.52 100.52 100.32 80.77 51.35 7.30 23.61 15.00 5.53 7.03 15.54 6.08 7.73 14.33 18.22
13886.32 130.64 736.72 0.01 78.24 5.89 36.75 80.52 100.52 100.09 80.77 51.39 7.32 23.60 15.00 5.55 7.00 15.54 6.11 7.70 14.40 18.14
13879.39 130.69 735.09 0.01 78.31 5.79 36.97 80.29 100.74 100.09 80.77 52.07 7.30 23.62 15.00 6.02 6.90 15.54 6.62 7.60 15.60 17.90
13876.58 130.62 735.18 0.01 78.28 5.79 37.02 80.52 100.29 100.32 80.77 51.57 7.32 23.60 15.00 5.80 6.37 15.55 6.40 7.03 15.07 16.55
13880.07 130.57 736.24 0.01 78.55 5.51 36.91 80.29 100.29 100.09 80.77 52.08 7.30 23.61 15.00 5.86 6.28 15.54 6.45 6.91 15.20 16.28
13865.23 130.64 736.81 0.01 78.49 5.55 37.06 80.29 100.52 100.09 80.99 52.68 7.31 23.62 15.00 5.80 6.16 15.55 6.40 6.79 15.07 15.99
13874.49 130.69 735.28 0.01 78.39 5.61 37.37 80.52 100.52 100.09 80.56 51.68 7.31 23.61 15.00 5.68 6.00 15.55 6.26 6.62 14.75 15.59
13873.25 130.61 734.80 0.01 78.31 5.71 37.44 80.29 100.29 100.09 80.77 51.98 7.32 23.61 15.00 5.86 6.03 15.54 6.45 6.64 15.20 15.64
13864.54 130.60 736.24 0.01 78.27 5.72 37.53 80.52 100.29 99.89 80.56 52.78 7.31 23.62 15.00 5.62 6.19 15.55 6.19 6.82 14.59 16.07
13874.10 130.64 736.53 0.01 78.29 5.70 37.54 80.29 100.29 100.09 80.77 51.61 7.31 23.61 15.00 5.53 6.37 15.54 6.08 7.01 14.33 16.53
13869.93 130.68 735.38 0.01 78.30 5.65 37.74 80.52 100.09 99.89 80.77 51.76 7.30 23.62 15.00 5.37 6.09 15.54 5.91 6.71 13.92 15.80
13875.78 130.63 735.18 0.01 78.31 5.69 37.97 80.29 100.09 99.89 80.77 51.41 7.31 23.60 15.00 5.53 7.18 15.54 6.08 7.91 14.33 18.62
13868.03 130.59 736.14 0.01 78.41 5.48 38.04 80.29 100.29 99.89 80.77 52.85 7.32 23.59 15.00 5.80 7.31 15.54 6.38 8.04 15.04 18.94
13871.92 130.66 736.43 0.01 78.37 5.53 38.21 80.29 99.84 99.64 80.77 52.59 7.30 23.60 15.00 5.40 6.87 15.54 5.95 7.56 14.01 17.81
13865.25 130.70 735.57 0.01 78.46 5.47 38.26 80.29 100.09 99.89 80.56 51.53 7.31 23.62 15.00 5.59 6.96 15.54 6.15 7.66 14.49 18.06
13885.37 130.63 735.09 0.01 78.36 5.57 38.33 80.29 99.84 99.64 80.77 51.40 7.31 23.61 15.00 6.11 6.94 15.54 6.72 7.63 15.84 17.98

                                       

10276.48 3626.41 14.50 27.36 320.63 319.92 77.29 66.22 104.08 242.74 1001.25 1597.15 1.00 29.35 26.30 19067.07 7806.08 3450.09 7812.53 0.73
5.6 2.1 0.0 0.1 1.0 0.9 0.2 0.2 0.5 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 57.3 29.6 11.5 25.0 0.0

0.05% 0.06% 0.01% 0.25% 0.30% 0.28% 0.26% 0.25% 0.44% 0.18% 0.01% 0.01% 0.02% 0.39% 0.41% 0.30% 0.38% 0.33% 0.32% 0.14%
0.18065 1006.00 14.59079

LIVE VALUES

1 2 3 4 5 8 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24

READINGS Time

Control 
Mode (T3, 
PS3, T48)

XN25 H.P. 
Compressor 

XN2 L.P. 
Turbine 

P0 Comp. 
Inlet 
Pressure

P25 HP 
Comp. 
Inlet 
Pressure

PS3A 
Comp. 
Discharge 
Pressure

PS3B 
Comp. 
Discharge 
Pressure

P4.8 L.P. 
Turbine 
Inlet 
Pressure

PTB 
Thrust 
Balance 
Pressure

T2, 
Compress
or Inlet 
Temp 

T25 H.P. 
Comp.Inle
t Temp.

T3 
H.P.Com
p. Temp.

T4.8 
L.P.Turbin
e Inlet 
Temp.

Power 
Factor 

Watt 
Meter 

Watt 
Meter 

Total Fuel 
Flow

Pilot 
Elbow 
Fuel Flow

Inner Gas 
Fuel Flow

Outer 
Gas Flow

Gas Fuel 
Specific 
Gravity

TAG # TOD
REGULA

TOR N25SEL NSDSEL P0 P25SEL PT6814 PT6814 P48SEL PTBSEL T2_AVG T25SEL T3SEL T48SEL PF_T WX
DMMF - 

Watt total
WFGMVTO

T
WFGMV

PE WFGMVI
WFGMV

O SGGS
Units
1st 20:14:59 6.00 10274.70 3629.09 14.50 27.48 321.69 321.22 77.59 66.55 103.57 242.92 1001.39 1597.13 1.00 29.49 26.40 19171.28 7822.92 3477.91 7870.45 0.73
2nd 20:15:30 6.00 10273.72 3628.63 14.50 27.45 321.60 320.63 77.48 66.45 103.67 242.91 1001.25 1597.28 1.00 29.42 26.40 19125.66 7828.37 3460.20 7837.09 0.73
3rd 20:16:0 6.00 10271.93 3630.25 14.50 27.42 321.17 320.03 77.41 66.42 103.79 242.87 1001.20 1597.24 1.00 29.36 26.32 19104.95 7807.43 3460.50 7837.03 0.73
4th 20:16:30 6.00 10277.01 3628.25 14.50 27.34 319.69 319.27 77.23 66.24 103.94 242.60 1001.12 1597.36 1.00 29.30 26.28 19041.05 7807.18 3439.90 7793.98 0.73
5th 20:17:30 6.00 10274.41 3628.80 14.50 27.34 319.96 319.68 77.17 66.19 104.23 242.85 1001.28 1596.98 1.00 29.25 26.23 19034.73 7778.46 3449.00 7807.28 0.73
6th 20:17:59 6.00 10268.91 3628.18 14.50 27.35 320.06 319.24 77.16 66.20 104.38 243.08 1001.22 1597.12 1.00 29.25 26.19 19079.11 7814.13 3449.37 7815.61 0.73
7th 20:18:29 6.00 10273.66 3628.01 14.50 27.33 319.56 318.91 77.11 66.13 104.58 243.15 1001.18 1597.31 1.00 29.25 26.19 19030.71 7786.26 3444.53 7799.92 0.73
8th 20:19:0 6.00 10268.02 3628.64 14.50 27.34 319.53 319.28 77.10 66.16 104.68 243.39 1001.23 1597.18 1.00 29.23 26.19 19046.55 7772.91 3454.63 7819.01 0.73
9th 20:19:30 6.00 10267.50 3627.86 14.50 27.33 319.44 319.14 77.07 66.16 104.75 243.42 1001.30 1597.03 1.00 29.17 26.19 19011.99 7771.21 3441.41 7793.21 0.73
10th 20:20:0 6.00 10270.27 3626.62 14.50 27.32 319.06 318.70 77.01 66.10 104.86 243.48 1001.22 1597.19 1.00 29.17 26.15 18999.11 7765.76 3441.27 7792.08 0.73
11th 20:20:30 6.00 10262.50 3630.88 14.50 27.37 319.78 318.30 77.06 66.21 104.93 243.87 1001.41 1597.21 1.00 29.17 26.11 18983.86 7755.05 3440.06 7788.74 0.73
12th 20:21:0 6.00 10265.77 3626.40 14.50 27.33 319.55 318.76 77.02 66.11 104.95 243.53 1001.29 1597.05 1.00 29.17 26.15 18962.79 7750.55 3435.13 7777.11 0.73
13th 20:21:29 6.00 10266.60 3627.70 14.50 27.34 318.74 318.57 77.01 66.14 104.98 243.62 1001.29 1597.06 1.00 29.15 26.11 18953.11 7782.33 3420.23 7750.55 0.73
14th 20:21:59 6.00 10273.08 3623.43 14.50 27.28 318.94 318.43 76.96 66.01 104.92 243.08 1001.30 1597.00 1.00 29.13 26.11 18976.57 7748.33 3440.37 7787.86 0.73
15th 20:22:30 6.00 10266.03 3626.38 14.50 27.32 319.92 318.88 77.04 66.12 104.80 243.36 1001.29 1596.90 1.00 29.19 26.15 19012.62 7760.52 3447.47 7804.63 0.73
16th 20:22:59 6.00 10273.18 3624.36 14.50 27.29 319.34 318.63 77.02 66.06 104.64 242.96 1001.18 1596.99 1.00 29.23 26.15 18990.26 7767.23 3437.70 7785.33 0.73
17th 20:23:29 6.00 10276.12 3624.07 14.50 27.29 319.89 319.83 77.08 66.08 104.44 242.64 1001.20 1597.15 1.00 29.23 26.19 19059.63 7791.65 3452.85 7815.13 0.73
18th 20:24:0 6.00 10275.73 3626.41 14.50 27.32 319.93 319.42 77.18 66.17 104.28 242.67 1001.16 1597.10 1.00 29.27 26.23 19049.40 7782.16 3451.93 7815.30 0.73
19th 20:24:30 6.00 10282.71 3624.98 14.50 27.30 319.99 319.91 77.25 66.16 104.01 242.30 1001.08 1597.26 1.00 29.34 26.28 19042.37 7807.44 3449.26 7808.61 0.73
20th 20:25:0 6.00 10281.66 3624.40 14.50 27.32 320.67 320.30 77.30 66.15 103.88 242.22 1001.15 1597.27 1.00 29.35 26.36 19090.61 7819.33 3453.27 7818.01 0.73
21st 20:25:29 6.00 10273.76 3628.73 14.50 27.47 321.90 320.62 77.53 66.49 103.68 242.96 1001.31 1597.07 1.00 29.45 26.40 19135.88 7825.44 3468.51 7851.48 0.73
22nd 20:25:59 6.00 10268.94 3630.43 14.50 27.51 321.93 321.21 77.61 66.57 103.56 243.09 1001.27 1597.00 1.00 29.52 26.40 19146.01 7839.61 3462.31 7844.09 0.73
23rd 20:26:29 6.00 10280.75 3624.24 14.50 27.40 321.60 321.08 77.50 66.36 103.53 242.33 1001.18 1597.12 1.00 29.49 26.40 19165.37 7862.26 3460.59 7842.52 0.73
24th 20:26:59 6.00 10280.21 3623.82 14.50 27.42 321.98 321.61 77.55 66.37 103.47 242.37 1001.41 1597.13 1.00 29.51 26.44 19151.88 7844.90 3463.08 7843.90 0.73
25th 20:27:30 6.00 10276.87 3625.95 14.50 27.48 322.21 321.94 77.60 66.47 103.45 242.74 1001.46 1597.09 1.00 29.50 26.48 19103.22 7833.97 3452.52 7816.74 0.73
26th 20:28:0 6.00 10277.73 3625.88 14.50 27.50 321.92 321.18 77.66 66.53 103.42 242.79 1001.55 1597.07 1.00 29.56 26.48 19150.33 7839.66 3461.92 7842.10 0.73
27th 20:28:30 6.00 10275.40 3627.82 14.50 27.49 322.05 321.44 77.62 66.53 103.48 242.92 1001.38 1597.32 1.00 29.49 26.48 19124.65 7828.72 3460.56 7835.38 0.73
28th 20:29:0 6.00 10270.63 3629.82 14.50 27.52 322.32 321.31 77.64 66.59 103.51 243.20 1001.40 1597.05 1.00 29.53 26.44 19136.28 7845.28 3458.39 7832.61 0.73
29th 20:29:29 6.00 10272.58 3628.42 14.50 27.48 321.44 320.71 77.55 66.48 103.57 243.03 1001.35 1597.22 1.00 29.45 26.44 19154.07 7829.25 3469.08 7855.74 0.73
30th 20:29:59 6.00 10278.03 3626.71 14.50 27.41 321.53 320.58 77.47 66.36 103.64 242.60 1001.21 1597.13 1.00 29.46 26.40 19121.63 7820.38 3463.08 7838.17 0.73
31st 20:30:29 6.00 10281.75 3624.59 14.50 27.38 320.93 320.45 77.42 66.26 103.70 242.39 1001.22 1597.38 1.00 29.48 26.40 19108.65 7847.96 3447.83 7812.86 0.73
32nd 20:31:00 6.00 10286.26 3624.20 14.50 27.32 321.10 320.59 77.32 66.15 103.84 242.09 1001.15 1597.08 1.00 29.41 26.36 19076.23 7835.26 3451.20 7811.22 0.73
33rd 20:31:30 6.00 10283.14 3625.05 14.50 27.35 321.52 320.04 77.36 66.22 103.87 242.39 1001.25 1596.96 1.00 29.39 26.36 19100.42 7830.39 3458.13 7826.01 0.73
34th 20:31:59 6.00 10281.84 3625.82 14.50 27.33 321.00 320.00 77.30 66.15 104.01 242.36 1001.17 1597.09 1.00 29.38 26.32 19054.43 7809.97 3444.58 7799.88 0.73
35th 20:32:30 6.00 10282.10 3624.67 14.50 27.30 320.71 319.52 77.25 66.06 104.02 242.28 1001.18 1597.10 1.00 29.38 26.32 19075.93 7821.54 3446.57 7807.82 0.73
36th 20:33:0 6.00 10279.73 3625.52 14.50 27.31 320.35 319.35 77.21 66.12 104.14 242.45 1001.31 1597.32 1.00 29.31 26.28 19041.38 7797.88 3447.62 7807.29 0.73
37th 20:33:29 6.00 10283.86 3624.54 14.50 27.29 320.42 319.18 77.19 66.05 104.19 242.32 1001.25 1597.24 1.00 29.31 26.32 19047.46 7770.20 3455.71 7821.56 0.73
38th 20:33:59 6.00 10275.56 3628.12 14.50 27.34 320.21 319.52 77.21 66.13 104.26 242.81 1001.23 1597.19 1.00 29.28 26.28 19034.96 7789.46 3444.47 7801.02 0.73
39th 20:34:29 6.00 10279.06 3625.25 14.50 27.29 319.39 319.28 77.14 66.03 104.36 242.70 1001.31 1597.11 1.00 29.30 26.28 19039.34 7795.60 3444.04 7799.70 0.73
40th 20:34:59 6.00 10279.64 3624.82 14.50 27.29 320.35 319.51 77.13 66.01 104.37 242.58 1001.37 1597.20 1.00 29.27 26.23 19001.86 7746.89 3448.16 7806.81 0.73
41st 20:35:29 6.00 10279.64 3626.13 14.50 27.29 320.15 319.58 77.13 66.02 104.42 242.64 1001.28 1597.14 1.00 29.25 26.19 19037.19 7803.99 3441.65 7791.54 0.73
42nd 20:36:0 6.00 10270.69 3630.50 14.50 27.36 319.79 319.34 77.16 66.18 104.43 243.30 1001.26 1597.27 1.00 29.30 26.23 19003.27 7778.05 3437.39 7787.83 0.73
43rd 20:36:30 6.00 10272.43 3628.61 14.50 27.34 319.99 319.68 77.14 66.10 104.48 243.09 1001.40 1597.00 1.00 29.30 26.23 19027.32 7773.41 3447.12 7805.18 0.73
44th 20:36:59 6.00 10275.19 3626.68 14.50 27.31 319.59 319.15 77.10 66.07 104.49 242.94 1001.13 1597.15 1.00 29.24 26.23 19013.50 7816.81 3428.11 7768.58 0.73
45th 20:37:29 6.00 10272.59 3629.10 14.50 27.35 319.93 319.25 77.14 66.13 104.49 243.12 1001.09 1597.10 1.00 29.24 26.23 19023.01 7796.03 3440.33 7794.42 0.73
46th 20:37:59 6.00 10279.81 3623.02 14.50 27.28 319.96 319.12 77.09 65.98 104.42 242.51 1001.17 1597.30 1.00 29.27 26.19 19011.92 7794.16 3436.08 7781.68 0.73
47th 20:38:29 6.00 10280.63 3624.30 14.50 27.27 320.29 319.32 77.11 66.00 104.35 242.41 1001.10 1597.17 1.00 29.27 26.23 19054.11 7833.84 3436.16 7784.10 0.73
48th 20:38:59 6.00 10279.63 3627.27 14.50 27.30 319.95 319.73 77.18 66.13 104.31 242.55 1001.17 1597.01 1.00 29.29 26.23 19021.79 7805.52 3435.49 7780.78 0.73
49th 20:39:29 6.00 10274.70 3628.57 14.50 27.34 320.34 319.34 77.20 66.17 104.19 242.72 1001.11 1597.38 1.00 29.31 26.23 18996.99 7808.71 3427.32 7760.95 0.73
50th 20:39:59 6.00 10280.87 3625.80 14.50 27.30 319.93 319.11 77.21 66.13 104.02 242.41 1001.18 1597.30 1.00 29.31 26.32 19014.38 7760.50 3448.34 7805.53 0.73
51st 20:40:29 6.00 10286.52 3622.81 14.50 27.27 320.44 319.78 77.24 66.08 104.02 241.89 1001.13 1597.21 1.00 29.40 26.32 19078.20 7818.51 3449.27 7810.41 0.73
52nd 20:41:0 6.00 10287.27 3621.94 14.50 27.30 321.10 320.53 77.35 66.12 103.82 241.90 1001.14 1597.21 1.00 29.42 26.36 19052.66 7795.88 3448.74 7808.04 0.73
53rd 20:41:29 6.00 10282.48 3623.99 14.50 27.36 321.01 320.01 77.40 66.23 103.78 242.21 1001.22 1597.29 1.00 29.45 26.40 19129.53 7839.25 3466.99 7848.05 0.73
54th 20:41:59 6.00 10283.07 3624.71 14.50 27.39 321.70 320.91 77.48 66.27 103.73 242.35 1001.35 1596.98 1.00 29.46 26.40 19174.41 7862.49 3464.86 7847.06 0.73
55th 20:42:29 6.00 10280.32 3625.57 14.50 27.40 321.33 320.79 77.45 66.26 103.66 242.49 1001.24 1597.09 1.00 29.46 26.40 19108.26 7836.20 3452.83 7819.24 0.73
56th 20:42:59 6.00 10278.81 3625.83 14.50 27.44 322.23 320.88 77.51 66.40 103.58 242.66 1001.20 1597.16 1.00 29.47 26.40 19121.21 7818.43 3463.28 7839.49 0.73
57th 20:43:29 6.00 10280.83 3624.51 14.50 27.41 321.53 320.98 77.47 66.30 103.60 242.44 1001.36 1597.03 1.00 29.45 26.44 19142.44 7813.61 3471.30 7857.53 0.73
58th 20:43:59 6.00 10278.12 3625.73 14.50 27.43 321.27 320.23 77.49 66.35 103.63 242.52 1001.35 1597.17 1.00 29.46 26.40 19103.40 7818.79 3457.79 7826.83 0.73
59th 20:44:30 6.00 10277.45 3625.84 14.50 27.45 321.80 320.37 77.53 66.45 103.61 242.68 1001.40 1597.05 1.00 29.48 26.44 19087.93 7835.14 3445.37 7807.41 0.73
60th 20:44:59 6.00 10276.52 3626.16 14.50 27.41 321.93 320.94 77.47 66.37 103.61 242.54 1001.22 1597.02 1.00 29.43 26.40 19086.58 7821.52 3451.63 7813.44 0.73

COEFF VAR

AVERAGE
STDEV

                                       
13806.68 131.55 739.01 0.01 79.57 6.64 29.57 88.62 104.21 104.65 88.75 49.45 8.33 24.34 15.00 5.98 9.86 14.80 5.78 9.54 13.63 22.47
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PPM PPM % pppmvdc pppmvdc pppmvdc pppmvdc
13784.38 131.52 738.53 0.01 79.47 6.63 30.25 89.28 103.85 104.20 89.29 48.03 8.31 24.33 15.00 6.23 9.63 14.81 6.04 9.33 14.22 21.97
13792.41 131.61 739.49 0.01 79.43 6.69 29.90 89.06 103.85 104.41 89.29 48.98 8.29 24.34 15.00 6.08 9.92 14.81 5.88 9.60 13.86 22.62
13795.35 131.77 739.58 0.01 79.42 6.75 29.68 89.06 103.85 104.41 89.29 49.89 8.30 24.34 15.00 5.95 10.08 14.80 5.76 9.74 13.56 22.95
13802.93 131.67 738.15 0.01 79.61 6.63 29.25 89.06 104.07 104.20 89.07 51.09 8.28 24.36 15.00 5.80 10.56 14.81 5.62 10.22 13.23 24.09
13805.78 131.59 739.39 0.01 79.48 6.76 29.26 89.06 103.85 104.41 89.29 49.32 8.33 24.36 15.00 5.95 10.33 14.80 5.76 9.99 13.56 23.54
13784.10 131.73 739.49 0.01 79.34 6.93 29.20 89.06 104.07 104.41 89.07 49.63 8.33 24.36 15.00 5.86 10.56 14.79 5.66 10.20 13.33 24.02
13791.89 131.63 737.96 0.01 79.40 6.83 29.23 88.83 104.07 104.66 89.07 47.61 8.32 24.37 15.00 5.83 11.13 14.79 5.63 10.75 13.27 25.33
13787.63 131.51 738.91 0.01 79.31 7.00 29.25 88.83 104.53 104.66 89.29 50.81 8.33 24.36 15.00 5.77 10.62 14.80 5.58 10.27 13.15 24.20
13789.52 131.60 739.49 0.01 79.20 7.05 29.26 89.06 104.30 104.66 89.07 47.80 8.32 24.34 15.00 5.86 10.43 14.80 5.67 10.09 13.35 23.76
13801.65 131.77 739.68 0.01 79.31 6.94 29.22 88.62 104.53 104.88 89.29 49.18 8.33 24.34 15.00 5.89 10.66 14.79 5.69 10.29 13.40 24.24
13802.27 131.69 738.53 0.01 79.04 7.23 29.25 88.62 104.53 104.88 89.07 46.90 8.33 24.33 15.00 5.95 10.85 14.79 5.75 10.47 13.54 24.67
13809.21 131.49 738.63 0.01 79.16 7.13 29.25 88.83 104.75 104.88 89.07 48.73 8.31 24.35 15.00 5.95 10.49 14.80 5.76 10.15 13.56 23.90
13810.47 131.56 739.49 0.01 79.16 7.13 29.25 88.62 104.75 104.88 88.84 47.20 8.36 24.34 15.00 5.74 10.75 14.80 5.55 10.39 13.07 24.49
13801.36 131.71 739.49 0.01 79.42 6.87 29.24 88.62 104.53 105.11 89.07 48.37 8.30 24.34 15.00 5.74 10.49 14.80 5.55 10.15 13.07 23.90
13788.76 131.66 738.34 0.01 79.22 7.08 29.24 88.62 104.75 105.33 88.84 48.56 8.33 24.35 15.00 5.80 10.11 14.81 5.62 9.80 13.25 23.09
13803.81 131.48 738.63 0.01 79.41 6.84 29.23 88.83 104.53 105.11 89.07 48.95 8.34 24.35 15.00 5.74 10.24 14.80 5.55 9.90 13.07 23.32
13786.99 131.56 739.68 0.01 79.56 6.71 29.24 88.62 104.75 105.11 88.84 50.29 8.33 24.36 15.00 6.11 9.76 14.81 5.92 9.45 13.94 22.26
13804.27 131.70 739.78 0.01 79.55 6.70 29.21 88.83 104.53 105.11 88.84 48.78 8.34 24.33 15.00 6.08 9.70 14.81 5.88 9.39 13.86 22.12
13808.50 131.61 738.24 0.01 79.72 6.54 29.28 88.83 104.53 105.11 88.84 49.67 8.30 24.34 15.00 6.05 9.73 14.81 5.86 9.42 13.79 22.19
13792.24 131.47 738.53 0.01 79.81 6.41 29.41 88.62 104.53 104.88 89.07 50.81 8.32 24.36 15.00 5.95 9.76 14.79 5.75 9.42 13.54 22.19
13801.70 131.55 739.30 0.00 79.44 6.67 30.04 88.83 104.53 104.88 88.84 49.38 8.28 24.33 15.00 6.17 9.57 14.80 5.97 9.25 14.06 21.79
13800.30 131.67 739.39 0.01 79.35 6.78 30.17 88.83 104.07 104.66 88.84 48.88 8.30 24.33 15.00 6.08 9.47 14.81 5.89 9.18 13.88 21.64
13795.08 131.65 738.15 0.01 79.77 6.37 30.04 88.62 104.30 104.66 89.07 49.50 8.32 24.34 15.00 6.17 9.57 14.81 5.98 9.26 14.08 21.82
13797.07 131.48 738.91 0.01 79.74 6.39 30.16 88.62 104.07 104.66 88.84 50.22 8.31 24.33 15.00 6.11 9.63 14.81 5.92 9.33 13.94 21.97
13811.14 131.56 739.68 0.01 79.58 6.52 30.28 88.62 104.07 104.66 88.84 50.42 8.32 24.32 15.00 6.05 9.44 14.81 5.86 9.14 13.79 21.53
13807.21 131.72 739.39 0.01 79.60 6.50 30.47 88.62 103.85 104.66 88.84 49.12 8.33 24.34 15.00 6.17 9.44 14.80 5.97 9.13 14.06 21.50
13801.72 131.63 738.05 0.01 79.51 6.57 30.32 88.62 104.07 104.41 88.61 48.78 8.32 24.34 15.00 6.17 9.41 14.80 5.97 9.10 14.06 21.44
13795.24 131.45 738.91 0.01 79.33 6.73 30.30 88.40 104.07 104.41 88.84 49.82 8.32 24.35 15.00 6.05 9.70 14.81 5.86 9.39 13.79 22.12
13801.03 131.57 739.49 0.01 79.42 6.71 30.07 88.83 103.85 104.41 88.61 48.62 8.30 24.34 15.00 6.01 9.44 14.81 5.82 9.14 13.72 21.53
13802.48 131.65 739.68 0.01 79.61 6.53 29.89 88.83 104.07 104.41 88.61 49.35 8.29 24.34 15.00 6.26 9.60 14.80 6.05 9.28 14.26 21.87
13794.76 131.61 738.05 0.01 79.73 6.44 29.77 88.62 103.85 104.41 88.61 48.96 8.29 24.34 15.00 5.95 9.76 14.81 5.76 9.45 13.58 22.26
13818.99 131.42 738.72 0.01 79.95 6.29 29.63 88.62 103.85 104.66 88.84 49.91 8.30 24.33 15.00 6.11 9.53 14.80 5.91 9.22 13.92 21.72
13804.29 131.54 739.49 0.01 79.75 6.43 29.62 88.62 104.07 104.41 88.61 50.39 8.29 24.34 15.00 5.92 9.53 14.80 5.73 9.22 13.49 21.72
13823.90 131.66 739.49 0.00 79.79 6.44 29.50 88.62 103.85 104.41 88.61 50.38 8.30 24.35 15.00 6.01 9.22 14.79 5.81 8.90 13.68 20.97
13808.85 131.49 738.24 0.01 79.81 6.43 29.34 88.83 104.07 104.41 88.84 49.48 8.31 24.36 15.00 6.05 9.44 14.80 5.85 9.13 13.78 21.50
13809.06 131.37 738.82 0.01 79.69 6.55 29.27 88.83 104.07 104.41 88.61 48.30 8.31 24.34 15.00 6.08 9.60 14.79 5.87 9.27 13.82 21.84
13811.20 131.46 739.39 0.00 79.76 6.49 29.29 88.83 104.30 104.41 88.61 49.07 8.33 24.34 15.00 6.01 9.79 14.80 5.82 9.47 13.70 22.30
13828.67 131.61 739.58 0.01 79.53 6.71 29.26 88.83 104.07 104.41 88.61 48.52 8.32 24.32 15.00 6.05 9.53 14.81 5.86 9.23 13.79 21.75
13805.61 131.48 738.05 0.01 79.65 6.55 29.23 88.62 104.30 104.66 88.84 50.36 8.33 24.34 15.00 5.89 9.60 14.80 5.70 9.28 13.42 21.87
13832.01 131.34 738.82 0.00 79.67 6.58 29.24 88.62 104.07 104.41 88.61 47.87 8.35 24.35 15.00 6.01 9.76 14.80 5.82 9.43 13.70 22.23
13801.59 131.46 739.87 0.01 79.76 6.54 29.22 88.62 104.07 104.66 88.61 50.19 8.36 24.34 15.00 5.95 9.82 14.80 5.76 9.50 13.56 22.38
13824.50 131.59 739.68 0.01 79.30 6.90 29.22 88.62 104.07 104.66 88.61 48.73 8.35 24.36 15.00 5.95 9.70 14.79 5.75 9.36 13.54 22.05
13815.22 131.53 738.05 0.01 79.43 6.84 29.22 88.62 104.53 104.88 88.41 48.89 8.34 24.34 15.00 5.95 9.95 14.79 5.75 9.61 13.54 22.64
13812.05 131.37 738.91 0.01 79.48 6.77 29.21 88.40 104.53 104.88 88.61 51.77 8.37 24.34 15.00 5.86 9.92 14.80 5.67 9.59 13.35 22.59
13821.39 131.49 739.68 0.01 79.41 6.80 29.26 88.40 104.30 104.88 88.41 51.24 8.31 24.35 15.00 5.99 9.89 14.80 5.79 9.56 13.63 22.52
13809.06 131.61 739.49 0.01 79.71 6.61 29.29 88.40 104.30 104.88 88.41 50.04 8.33 24.35 15.00 5.95 9.76 14.80 5.76 9.43 13.56 22.23
13811.22 131.53 738.15 0.01 79.70 6.53 29.24 88.40 104.53 104.88 88.41 49.86 8.35 24.34 15.00 5.89 9.82 14.80 5.70 9.50 13.42 22.38
13811.53 131.38 739.11 0.01 79.70 6.55 29.25 88.40 104.30 104.88 88.61 51.78 8.33 24.35 15.00 5.89 10.05 14.80 5.70 9.71 13.42 22.89
13837.85 131.52 739.68 0.01 79.56 6.65 29.23 88.17 104.53 104.88 88.61 50.45 8.34 24.35 15.00 5.99 9.76 14.80 5.79 9.43 13.63 22.23
13837.14 131.59 739.58 0.01 79.72 6.52 29.24 88.40 104.30 104.66 88.41 47.64 8.35 24.35 15.00 5.86 9.85 14.79 5.66 9.51 13.33 22.41
13808.86 131.51 738.24 0.01 80.00 6.28 29.41 88.40 104.30 104.88 88.41 49.56 8.32 24.35 15.00 5.99 9.60 14.80 5.79 9.28 13.63 21.87
13834.41 131.38 739.01 0.00 79.99 6.23 29.63 88.17 104.07 104.66 88.41 49.64 8.33 24.33 15.00 5.95 9.63 14.80 5.76 9.31 13.56 21.94
13804.04 131.53 739.87 0.01 79.78 6.39 29.83 88.17 104.07 104.66 88.18 48.44 8.34 24.35 15.00 5.99 9.85 14.79 5.78 9.51 13.61 22.41
13801.45 131.65 739.20 0.01 79.76 6.35 30.00 88.17 104.30 104.41 88.61 51.51 8.35 24.33 15.00 5.99 9.57 14.79 5.78 9.24 13.61 21.76
13804.01 131.52 738.15 0.01 79.70 6.45 29.88 88.17 104.07 104.66 88.18 49.75 8.35 24.34 15.00 6.01 9.53 14.79 5.81 9.20 13.68 21.69
13815.06 131.35 738.72 0.00 79.63 6.48 30.11 88.17 104.07 104.66 88.41 50.07 8.35 24.32 15.00 5.89 9.70 14.79 5.69 9.36 13.40 22.05
13814.86 131.50 739.49 0.01 79.71 6.43 30.00 88.17 103.85 104.41 88.41 50.82 8.37 24.34 15.00 5.95 9.70 14.80 5.76 9.37 13.56 22.09
13810.49 131.60 739.30 0.01 79.64 6.46 30.02 88.17 104.07 104.41 88.18 49.78 8.38 24.33 15.00 5.95 9.60 14.80 5.76 9.28 13.56 21.87
13820.97 131.47 737.96 0.01 79.67 6.53 30.06 87.95 104.07 104.20 88.41 50.11 8.37 24.35 15.00 6.11 9.63 14.80 5.91 9.31 13.92 21.94
13811.03 131.29 738.91 0.01 79.62 6.54 29.90 88.17 103.85 104.41 88.18 48.89 8.34 24.35 15.00 6.11 9.63 14.80 5.91 9.31 13.92 21.94

                                       

 



                                       

 

                                       
AVERAGE 48675.51 4658.40 0.9954 AVERAGE 48348.07 1428.93 0.9995

STDEV 21.78 381.65 0.0007 STDEV 40.95 300.18 0.0002
RSD 0.04% 8.19% 0.07% RSD 0.08% 21.01% 0.02%

Local Time U1 kW U1 kVAR U1 PF Local Time U2 kW U2 kVAR U2 PF
2013-Apr-18 20:45:00 48675.52 4728.16 -99.53 2013-Apr-21 17:30:00 48206.68 907.82 -99.98
2013-Apr-18 20:45:30 48692.74 4754.09 -99.53 2013-Apr-21 17:30:30 48247.81 853.52 -99.98
2013-Apr-18 20:46:00 48688.99 4688.68 -99.54 2013-Apr-21 17:31:00 48255.25 901.36 -99.98
2013-Apr-18 20:46:30 48688.71 4713.39 -99.53 2013-Apr-21 17:31:30 48318.89 841.73 -99.98
2013-Apr-18 20:47:00 48688.84 4595.61 -99.56 2013-Apr-21 17:32:00 48331.85 973.68 -99.98
2013-Apr-18 20:47:30 48669.30 4720.51 -99.53 2013-Apr-21 17:32:30 48343.23 1014.50 -99.98
2013-Apr-18 20:48:00 48681.98 4665.95 -99.54 2013-Apr-21 17:33:00 48319.30 1103.65 -99.97
2013-Apr-18 20:48:30 48696.42 4443.53 -99.59 2013-Apr-21 17:33:30 48308.20 1269.60 -99.97
2013-Apr-18 20:49:00 48693.90 4534.78 -99.57 2013-Apr-21 17:34:00 48314.85 1362.53 -99.96
2013-Apr-18 20:49:30 48671.48 4610.76 -99.55 2013-Apr-21 17:34:30 48332.57 1347.22 -99.96
2013-Apr-18 20:50:00 48674.64 4373.59 -99.60 2013-Apr-21 17:35:00 48361.48 1298.91 -99.96
2013-Apr-18 20:50:30 48669.51 4251.88 -99.62 2013-Apr-21 17:35:30 48358.90 1130.82 -99.97
2013-Apr-18 20:51:00 48686.02 4489.32 -99.58 2013-Apr-21 17:36:00 48349.75 1100.09 -99.97
2013-Apr-18 20:51:30 48690.63 4413.74 -99.59 2013-Apr-21 17:36:30 48366.28 935.07 -99.98
2013-Apr-18 20:52:00 48680.29 4174.13 -99.63 2013-Apr-21 17:37:00 48358.73 1097.11 -99.97
2013-Apr-18 20:52:30 48693.25 4190.24 -99.63 2013-Apr-21 17:37:30 48335.64 1169.41 -99.97
2013-Apr-18 20:53:00 48704.92 4072.61 -99.65 2013-Apr-21 17:38:00 48335.30 1097.66 -99.97
2013-Apr-18 20:53:30 48704.04 4078.11 -99.65 2013-Apr-21 17:38:30 48339.41 1186.52 -99.97
2013-Apr-18 20:54:00 48696.21 4044.04 -99.66 2013-Apr-21 17:39:00 48335.56 1209.15 -99.97
2013-Apr-18 20:54:30 48663.23 3778.98 -99.70 2013-Apr-21 17:39:30 48310.68 1354.62 -99.96
2013-Apr-18 20:55:00 48682.48 3881.42 -99.68 2013-Apr-21 17:40:00 48330.11 1282.90 -99.96
2013-Apr-18 20:55:30 48681.18 4045.51 -99.66 2013-Apr-21 17:40:30 48312.90 1465.27 -99.95
2013-Apr-18 20:56:00 48632.96 4090.47 -99.65 2013-Apr-21 17:41:00 48335.51 1460.87 -99.95
2013-Apr-18 20:56:30 48633.67 4296.75 -99.61 2013-Apr-21 17:41:30 48352.81 1503.66 -99.95
2013-Apr-18 20:57:00 48669.00 4976.73 -99.48 2013-Apr-21 17:42:00 48364.54 1397.42 -99.96
2013-Apr-18 20:57:30 48609.05 4836.95 -99.51 2013-Apr-21 17:42:30 48358.33 1460.42 -99.95
2013-Apr-18 20:58:00 48629.48 4925.12 -99.49 2013-Apr-21 17:43:00 48364.81 1304.28 -99.96
2013-Apr-18 20:58:30 48675.26 5204.82 -99.43 2013-Apr-21 17:43:30 48335.24 1315.17 -99.96
2013-Apr-18 20:59:00 48646.96 5491.18 -99.37 2013-Apr-21 17:44:00 48327.79 1298.09 -99.96
2013-Apr-18 20:59:30 48652.89 5422.94 -99.38 2013-Apr-21 17:44:30 48345.73 1360.61 -99.96
2013-Apr-18 21:00:00 48687.31 5060.08 -99.46 2013-Apr-21 17:45:00 48341.42 1459.55 -99.95
2013-Apr-18 21:00:30 48687.79 5145.50 -99.45 2013-Apr-21 17:45:30 48342.34 1464.35 -99.95
2013-Apr-18 21:01:00 48635.10 5523.29 -99.36 2013-Apr-21 17:46:00 48311.05 1492.31 -99.95
2013-Apr-18 21:01:30 48652.11 5331.57 -99.40 2013-Apr-21 17:46:30 48313.42 1494.58 -99.95
2013-Apr-18 21:02:00 48683.39 5088.44 -99.46 2013-Apr-21 17:47:00 48348.88 1425.49 -99.96
2013-Apr-18 21:02:30 48678.03 4753.82 -99.53 2013-Apr-21 17:47:30 48345.66 1516.10 -99.95
2013-Apr-18 21:03:00 48677.25 4954.25 -99.49 2013-Apr-21 17:48:00 48356.02 1408.15 -99.96
2013-Apr-18 21:03:30 48698.64 4763.88 -99.52 2013-Apr-21 17:48:30 48337.83 1413.65 -99.96
2013-Apr-18 21:04:00 48692.18 4898.97 -99.50 2013-Apr-21 17:49:00 48351.32 1400.41 -99.96
2013-Apr-18 21:04:30 48648.34 5225.90 -99.43 2013-Apr-21 17:49:30 48303.26 1477.76 -99.95
2013-Apr-18 21:05:00 48683.04 5027.75 -99.47 2013-Apr-21 17:50:00 48327.89 1471.95 -99.95
2013-Apr-18 21:05:30 48701.08 4820.05 -99.51 2013-Apr-21 17:50:30 48377.45 1424.16 -99.96
2013-Apr-18 21:06:00 48689.86 4763.64 -99.52 2013-Apr-21 17:51:00 48407.17 1434.63 -99.96
2013-Apr-18 21:06:30 48689.02 4822.51 -99.51 2013-Apr-21 17:51:30 48375.63 1534.69 -99.95
2013-Apr-18 21:07:00 48697.85 4806.50 -99.52 2013-Apr-21 17:52:00 48344.51 1780.15 -99.93
2013-Apr-18 21:07:30 48686.77 4776.07 -99.52 2013-Apr-21 17:52:30 48328.76 1797.98 -99.93
2013-Apr-18 21:08:00 48690.79 4662.70 -99.54 2013-Apr-21 17:53:00 48318.99 1744.44 -99.93
2013-Apr-18 21:08:30 48686.88 4497.83 -99.58 2013-Apr-21 17:53:30 48344.18 1708.57 -99.94
2013-Apr-18 21:09:00 48643.51 4782.60 -99.52 2013-Apr-21 17:54:00 48363.44 1714.72 -99.94
2013-Apr-18 21:09:30 48666.18 4682.15 -99.54 2013-Apr-21 17:54:30 48403.70 1487.58 -99.95
2013-Apr-18 21:10:00 48656.32 4767.37 -99.52 2013-Apr-21 17:55:00 48370.13 1694.40 -99.94
2013-Apr-18 21:10:30 48695.82 4476.64 -99.58 2013-Apr-21 17:55:30 48374.62 1814.52 -99.93
2013-Apr-18 21:11:00 48678.53 4658.26 -99.54 2013-Apr-21 17:56:00 48397.95 1818.64 -99.93
2013-Apr-18 21:11:30 48665.88 4726.92 -99.53 2013-Apr-21 17:56:30 48418.42 1791.83 -99.93
2013-Apr-18 21:12:00 48680.12 4632.76 -99.55 2013-Apr-21 17:57:00 48416.07 1791.67 -99.93
2013-Apr-18 21:12:30 48709.61 4432.03 -99.59 2013-Apr-21 17:57:30 48403.36 1929.27 -99.92
2013-Apr-18 21:13:00 48674.61 4476.28 -99.58 2013-Apr-21 17:58:00 48386.07 1930.80 -99.92
2013-Apr-18 21:13:30 48634.96 4634.95 -99.55 2013-Apr-21 17:58:30 48407.95 1931.44 -99.92
2013-Apr-18 21:14:00 48642.77 4653.86 -99.55 2013-Apr-21 17:59:00 48424.51 1982.13 -99.92
2013-Apr-18 21:14:30 48687.75 4343.89 -99.60 2013-Apr-21 17:59:30 48419.65 1903.17 -99.92
2013-Apr-18 21:15:00 48680.99 4478.05 -99.58 2013-Apr-21 18:00:00 48412.57 1921.84 -99.92

                                       
AVERAGE 30353.93 4521.35 0.9890 AVERAGE 29212.61 268.99 0.5256

STDEV 284.54 340.70 0.0016 STDEV 113.74 251.90 0.6795
RSD 0.94% 7.54% 0.16% RSD 0.39% 93.65% 129.28%

HMI PF 1.00

Local Time U1 kW U1 kVAR U1 PF Local Time U2 kW U2 kVAR U2 PF
2013-Apr-19 01:30:00 30053.66 4296.4199 -98.99 2013-Apr-21 20:15:00 29332.35 390.4273 -99.9882
2013-Apr-19 01:30:30 30078.26 4206.6836 -99.03 2013-Apr-21 20:15:30 29265.32 490.5265 -99.9858
2013-Apr-19 01:31:00 30089.82 4134.0757 -99.07 2013-Apr-21 20:16:00 29221.92 272.8843 -73.3273
2013-Apr-19 01:31:30 30103.7 4177.5981 -99.05 2013-Apr-21 20:16:30 29196.68 431.914 -99.9886
2013-Apr-19 01:32:00 30107.38 4026.1592 -99.12 2013-Apr-21 20:17:00 29158.83 349.5251 -93.3248
2013-Apr-19 01:32:30 30098.85 4009.6667 -99.12 2013-Apr-21 20:17:30 29130.03 200.3083 -66.6621
2013-Apr-19 01:33:00 30072.43 4074.6045 -99.09 2013-Apr-21 20:18:00 29100.32 268.1221 -93.3277
2013-Apr-19 01:33:30 30037.86 3947.1475 -99.14 2013-Apr-21 20:18:30 29086.34 164.3053 -39.9953
2013-Apr-19 01:34:00 30009.67 3843.0422 -99.19 2013-Apr-21 20:19:00 29061.13 286.4219 -99.9943
2013-Apr-19 01:34:30 29977.28 3949.7698 -99.14 2013-Apr-21 20:19:30 29044.06 306.478 -99.994
2013-Apr-19 01:35:00 29941.92 4137.9121 -99.06 2013-Apr-21 20:20:00 29031.86 140.4298 -13.3295
2013-Apr-19 01:35:30 29923.19 4083.7808 -99.08 2013-Apr-21 20:20:30 29024.66 119.9712 -33.3312
2013-Apr-19 01:36:00 29913.84 3976.8101 -99.13 2013-Apr-21 20:21:00 29009.88 232.6822 -79.9955
2013-Apr-19 01:36:30 29912.32 3933.6062 -99.14 2013-Apr-21 20:21:30 29026.25 346.204 -66.6552
2013-Apr-19 01:37:00 29928.66 4350.5669 -98.95 2013-Apr-21 20:22:00 29026.53 611.2403 -99.9759
2013-Apr-19 01:37:30 29940.68 5015.4224 -98.63 2013-Apr-21 20:22:30 29054.6 605.9595 -99.9772
2013-Apr-19 01:38:00 29968.41 5016.5381 -98.63 2013-Apr-21 20:23:00 29090.74 703.4998 -99.969
2013-Apr-19 01:38:30 29988.28 5022.814 -98.63 2013-Apr-21 20:23:30 29119.48 778.4846 -99.9634
2013-Apr-19 01:39:00 30017.26 4940.7671 -98.67 2013-Apr-21 20:24:00 29174.7 621.6071 -99.9767
2013-Apr-19 01:39:30 30051.66 4970.7749 -98.66 2013-Apr-21 20:24:30 29211.46 570.6902 -99.9805
2013-Apr-19 01:40:00 30073.35 5044.0005 -98.62 2013-Apr-21 20:25:00 29298.2 522.5244 -79.9787
2013-Apr-19 01:40:30 30104.81 5074.6655 -98.61 2013-Apr-21 20:25:30 29339.47 227.4906 -93.3287
2013-Apr-19 01:41:00 30156.04 5018.5127 -98.64 2013-Apr-21 20:26:00 29351.22 223.5291 -39.9924
2013-Apr-19 01:41:30 30188.43 5050.7983 -98.63 2013-Apr-21 20:26:30 29371.29 440.2859 -99.987
2013-Apr-19 01:42:00 30234.07 4936.6089 -98.69 2013-Apr-21 20:27:00 29381.96 491.6983 -99.9851
2013-Apr-19 01:42:30 30265.44 4767.1001 -98.78 2013-Apr-21 20:27:30 29387.27 517.2491 -99.9837
2013-Apr-19 01:43:00 30312.51 4570.0083 -98.88 2013-Apr-21 20:28:00 29387.42 490.772 -99.985
2013-Apr-19 01:43:30 30354.6 4597.377 -98.87 2013-Apr-21 20:28:30 29370.1 446.4127 -99.9878
2013-Apr-19 01:44:00 30413.53 4643.0576 -98.85 2013-Apr-21 20:29:00 29362.82 237.7185 -66.6618
2013-Apr-19 01:44:30 30457.83 4745.7612 -98.81 2013-Apr-21 20:29:30 29323.68 294.3565 -99.9946
2013-Apr-19 01:45:00 30506.32 4715.7686 -98.83 2013-Apr-21 20:30:00 29314.96 371.7498 -99.9916
2013-Apr-19 01:45:30 30546.57 4769.6636 -98.8 2013-Apr-21 20:30:30 29286.64 488.1154 -99.9846
2013-Apr-19 01:46:00 30578.7 4733.4858 -98.82 2013-Apr-21 20:31:00 29278.81 528.8608 -99.9831
2013-Apr-19 01:46:30 30596.44 4792.355 -98.8 2013-Apr-21 20:31:30 29240.89 561.456 -99.9801
2013-Apr-19 01:47:00 30608.54 4776.7319 -98.8 2013-Apr-21 20:32:00 29225.62 455.0134 -99.9875
2013-Apr-19 01:47:30 30622.68 4923.4106 -98.73 2013-Apr-21 20:32:30 29200.95 392.2802 -99.9891
2013-Apr-19 01:48:00 30642.94 4863.9321 -98.76 2013-Apr-21 20:33:00 29180.09 437.3469 -99.9877
2013-Apr-19 01:48:30 30638.1 4755.2026 -98.82 2013-Apr-21 20:33:30 29161.86 369.0238 -99.9911
2013-Apr-19 01:49:00 30618.08 4787.8213 -98.8 2013-Apr-21 20:34:00 29152.62 175.9398 -73.3311
2013-Apr-19 01:49:30 30608.19 4634.2324 -98.87 2013-Apr-21 20:34:30 29144.61 441.1041 -99.9876
2013-Apr-19 01:50:00 30587.25 4685.0356 -98.85 2013-Apr-21 20:35:00 29136.58 511.2433 -99.9821
2013-Apr-19 01:50:30 30559.54 4607.6455 -98.88 2013-Apr-21 20:35:30 29128 138.8921 -66.6648
2013-Apr-19 01:51:00 30554.8 4481.0483 -98.94 2013-Apr-21 20:36:00 29119.42 -93.7105 53.33141
2013-Apr-19 01:51:30 30549.46 4520.9922 -98.92 2013-Apr-21 20:36:30 29110.21 -80.8135 33.33204
2013-Apr-19 01:52:00 30531.5 4522.1865 -98.92 2013-Apr-21 20:37:00 29114.04 -60.881 13.3314
2013-Apr-19 01:52:30 30518.91 4532.9385 -98.91 2013-Apr-21 20:37:30 29128.9 -112.843 39.9973
2013-Apr-19 01:53:00 30523.4 4540.3921 -98.91 2013-Apr-21 20:38:00 29133.26 330.109 -93.3247
2013-Apr-19 01:53:30 30526.2 4536.1104 -98.91 2013-Apr-21 20:38:30 29151.59 241.6201 -66.6611
2013-Apr-19 01:54:00 30535.85 4429.7627 -98.96 2013-Apr-21 20:39:00 29178.56 -93.6726 39.99852
2013-Apr-19 01:54:30 30548.16 4444.1509 -98.96 2013-Apr-21 20:39:30 29195.98 -97.6147 79.99888
2013-Apr-19 01:55:00 30553.61 4728.2295 -98.82 2013-Apr-21 20:40:00 29214.2 53.24911 0.00062
2013-Apr-19 01:55:30 30565.57 4588.9932 -98.89 2013-Apr-21 20:40:30 29262.89 177.6136 -59.9968
2013-Apr-19 01:56:00 30607.17 4382.7192 -98.99 2013-Apr-21 20:41:00 29283.78 299.8295 -99.9942
2013-Apr-19 01:56:30 30628.29 4325.269 -99.02 2013-Apr-21 20:41:30 29324.1 156.7942 -73.331
2013-Apr-19 01:57:00 30644.63 4288.6787 -99.03 2013-Apr-21 20:42:00 29333.72 14.4162 20.00027
2013-Apr-19 01:57:30 30663.25 4248.7593 -99.05 2013-Apr-21 20:42:30 29354.31 -136.444 99.99874
2013-Apr-19 01:58:00 30694.22 4342.623 -99.01 2013-Apr-21 20:43:00 29344.19 -125.902 99.99867
2013-Apr-19 01:58:30 30718.9 4333.3169 -99.02 2013-Apr-21 20:43:30 29337.56 -105.814 93.33238
2013-Apr-19 01:59:00 30749.5 4294.5142 -99.04 2013-Apr-21 20:44:00 29350.96 -190.807 99.99751
2013-Apr-19 01:59:30 30782.03 4286.4907 -99.04 2013-Apr-21 20:44:30 29327.88 -170.098 99.99747
2013-Apr-19 02:00:00 30805.45 4367.6509 -99.01 2013-Apr-21 20:45:00 29311.58 -251.358 93.3279

                                       

 



                                       

AVERAGE 29.577 69.68 29.481 70.00 29.526 69.68 29.719 70.08 99.90 12.413 99.90
STDEV 0.163 1.18 0.145 1.09 0.159 1.23 0.162 1.17 0.00 0.034 0.00
RSD 0.550 1.69% 0.491 1.56% 0.539 1.77% 0.545 1.67% 0.00% 0.275 0.00%

AVG AMB T 29.58 C 85.24 F AVG CIT 11.777 C 53.20 F
AVG AMB RH 69.86 % AVG CIRH 99.90 %

174H_01 174H_01 174H_02 174H_02 174H_03 174H_03 174H_04 174H_04 175H1_001175H1_001175H1_002

DATE TIME
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GTG1Hu
midity[%r
H]

GTG1Tem
perature[°
C]

GTG1Hu
midity[%r
H]

GTG1Tem
perature[°
C]

GTG1Hu
midity[%r
H]

GTG1Tem
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%rH]

GTG1 
Temperat
ure[°C]

GTG1 
Humidity[
%rH]

4/18/2013 20:45:00 29.9 67.2 29.8 67.6 29.9 66.7 30 67.8 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 20:46:00 29.9 67.4 29.7 67.9 29.9 67.1 30.1 67.8 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 20:47:00 29.8 67.7 29.7 68.3 29.8 67.6 30 68.1 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 20:48:00 29.8 67.9 29.7 68.5 29.7 67.9 30 68.2 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 20:49:00 29.8 68.1 29.6 68.8 29.7 68.3 29.9 68.6 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 20:50:00 29.7 68.3 29.6 69 29.7 68.5 29.9 68.7 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 20:51:00 29.7 68.7 29.6 69.1 29.6 68.8 29.9 68.9 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 20:52:00 29.7 68.7 29.6 69.1 29.6 69 29.8 69.2 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 20:53:00 29.7 69.1 29.5 69.5 29.6 69.1 29.8 69.5 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 20:54:00 29.6 69.3 29.5 69.8 29.6 69.1 29.8 69.7 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 20:55:00 29.6 69.6 29.5 70.1 29.5 69.5 29.7 70 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 20:56:00 29.6 69.9 29.5 69.7 29.5 69.8 29.7 70.2 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 20:57:00 29.6 69.8 29.5 69.9 29.5 70.1 29.7 70 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 20:58:00 29.5 69.7 29.5 69.9 29.5 69.7 29.7 70.1 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 20:59:00 29.6 69.8 29.5 69.8 29.5 69.9 29.7 70.2 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 21:00:00 29.6 69.9 29.5 69.8 29.5 69.9 29.7 70.2 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 21:01:00 29.6 69.9 29.5 70.1 29.5 69.8 29.7 70.3 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 21:02:00 29.6 69.9 29.5 70.1 29.5 69.8 29.7 70.3 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 21:03:00 29.5 70.1 29.4 70.4 29.5 70.1 29.6 70.5 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 21:04:00 29.5 70.1 29.4 70.4 29.5 70.1 29.6 70.5 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 21:05:00 29.5 70.3 29.4 70.6 29.4 70.4 29.6 70.8 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 21:06:00 29.5 70.5 29.5 70.6 29.4 70.4 29.6 70.8 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 21:07:00 29.5 70.5 29.5 70.7 29.4 70.6 29.6 70.9 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 21:08:00 29.5 70.4 29.4 70.7 29.5 70.6 29.6 70.9 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 21:09:00 29.5 70.7 29.4 70.8 29.5 70.7 29.6 71.2 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 21:10:00 29.4 70.8 29.3 71 29.4 70.7 29.6 71.3 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 21:11:00 29.4 70.9 29.3 71.5 29.4 70.8 29.6 71.4 99.9 12.5 99.9
4/18/2013 21:12:00 29.3 71 29.3 71.4 29.3 71 29.5 71.3 99.9 12.4 99.9
4/18/2013 21:13:00 29.4 71.1 29.3 71.3 29.3 71.5 29.5 71.6 99.9 12.5 99.9
4/18/2013 21:14:00 29.3 71.2 29.2 71.5 29.3 71.4 29.5 71.7 99.9 12.5 99.9
4/18/2013 21:15:00 29.3 71.6 29.2 72 29.3 71.3 29.6 71.7 99.9 12.5 99.9

                                       

11.539 99.90 11.506 99.90 12.135 99.90 11.303 99.90 11.768 754.75 29.576 69.86 11.777 99.90
0.056 0.00 0.025 0.00 0.049 0.00 0.018 0.00 0.048 0.09 0.153 1.16 0.016 0.00
0.484 0.00% 0.217 0.00% 0.401 0.00% 0.159 0.00% 0.404 0.01% 0.518 1.66% 0.134 0.00%

AVG 14.59449
psia

175H1_002175H1_003175H1_003175H1_004175H1_004175H1_005175H1_005175H1_006175H1_006
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PRESSU
RE 
[mmHg]

AVG 
TAMB

AVG 
AMB RH AVG CIT

AVG 
CIRH

11.6 99.9 11.5 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.8 754.6 29.9 67.3 11.8 99.9
11.7 99.9 11.5 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.8 754.6 29.9 67.6 11.8 99.9
11.6 99.9 11.5 99.9 12.2 99.9 11.3 99.9 11.8 754.6 29.8 67.9 11.8 99.9
11.6 99.9 11.5 99.9 12.2 99.9 11.3 99.9 11.8 754.6 29.8 68.1 11.8 99.9
11.6 99.9 11.5 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.8 754.6 29.8 68.5 11.8 99.9
11.6 99.9 11.5 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.8 754.7 29.7 68.6 11.8 99.9
11.6 99.9 11.5 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.7 754.7 29.7 68.9 11.8 99.9
11.6 99.9 11.5 99.9 12.2 99.9 11.4 99.9 11.8 754.7 29.7 69.0 11.8 99.9
11.6 99.9 11.5 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.7 754.7 29.7 69.3 11.8 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.8 754.7 29.6 69.5 11.8 99.9
11.6 99.9 11.5 99.9 12.2 99.9 11.3 99.9 11.7 754.7 29.6 69.8 11.8 99.9
11.5 99.9 11.6 99.9 12.2 99.9 11.3 99.9 11.7 754.7 29.6 69.9 11.8 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.8 754.8 29.6 70.0 11.8 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.7 754.8 29.6 69.9 11.8 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.8 754.8 29.6 69.9 11.8 99.9
11.6 99.9 11.5 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.8 754.7 29.6 70.0 11.8 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.7 754.8 29.6 70.0 11.8 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.8 754.7 29.6 70.0 11.8 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.7 754.8 29.5 70.3 11.8 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.8 754.8 29.5 70.3 11.8 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.8 754.8 29.5 70.5 11.8 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.8 754.8 29.5 70.6 11.8 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.8 754.7 29.5 70.7 11.8 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 12.2 99.9 11.3 99.9 11.8 754.8 29.5 70.7 11.8 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 12.2 99.9 11.3 99.9 11.8 754.8 29.5 70.9 11.8 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 12.2 99.9 11.3 99.9 11.8 754.8 29.4 71.0 11.8 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 12.2 99.9 11.3 99.9 11.7 754.9 29.4 71.2 11.8 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 12.2 99.9 11.3 99.9 11.7 754.9 29.4 71.2 11.8 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 12.2 99.9 11.3 99.9 11.8 754.9 29.4 71.4 11.8 99.9
11.5 99.9 11.6 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.7 754.9 29.3 71.5 11.8 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 12.1 99.9 11.3 99.9 11.8 754.9 29.4 71.7 11.8 99.9

                                       

AVERAGE 35.287 47.72 35.287 46.70 35.268 47.77 35.129 47.12 99.90 10.787 99.90
STDEV 0.196 1.51 0.194 0.68 0.174 1.31 0.190 0.79 0.00 0.131 0.00
RSD 0.556 3.16% 0.551 1.47% 0.493 2.74% 0.541 1.68% 0.00% 1.214 0.00%

AVG AMB T 35.24 C 95.44 F AVG CIT 11.514 C 52.73 F
AVG AMB RH 47.33 % AVG CIRH 99.90 %

174H_01 174H_01 174H_02 174H_02 174H_03 174H_03 174H_04 174H_04 175H1_001175H1_001175H1_002

DATE TIME
GTG2Temper
ature[°C]

GTG2Hu
midity[%r
H]

GTG2Tem
perature[°
C]

GTG2Hu
midity[%r
H]

GTG2Tem
perature[°
C]

GTG2Hu
midity[%r
H]

GTG2Tem
perature[°
C]

GTG2Hu
midity[%r
H]

GTG2 
Humidity[
%rH]

GTG2 
Temperat
ure[°C]

GTG2 
Humidity[
%rH]

4/21/2013 17:30 35.5 47.1 35.5 46.9 35.5 50 35.4 46.8 99.9 11.2 99.9
4/21/2013 17:31 35.5 46.8 35.5 47.8 35.5 48.5 35.4 47.9 99.9 11.1 99.9
4/21/2013 17:32 35.6 48.6 35.5 47.4 35.5 49.1 35.4 47.7 99.9 10.9 99.9
4/21/2013 17:33 35.6 46.4 35.5 47.3 35.5 50.3 35.4 47.1 99.9 10.8 99.9
4/21/2013 17:34 35.6 48.3 35.5 47.2 35.5 50.7 35.4 48 99.9 10.9 99.9
4/21/2013 17:35 35.4 46.5 35.5 47 35.5 50.6 35.3 46.4 99.9 10.8 99.9
4/21/2013 17:36 35.5 46.3 35.5 47 35.4 48.3 35.3 46.8 99.9 10.9 99.9
4/21/2013 17:37 35.3 47.1 35.4 46.1 35.4 46.8 35.3 47.9 99.9 10.8 99.9
4/21/2013 17:38 35.4 49.5 35.4 47.6 35.4 47.9 35.3 48.2 99.9 10.8 99.9
4/21/2013 17:39 35.4 50.8 35.4 47.1 35.4 47.7 35.3 47.2 99.9 10.8 99.9
4/21/2013 17:40 35.4 49.3 35.4 46 35.4 47.1 35.2 46.9 99.9 10.8 99.9
4/21/2013 17:41 35.4 45.5 35.4 46.7 35.4 48 35.2 47.5 99.9 10.8 99.9
4/21/2013 17:42 35.3 48.2 35.4 47.7 35.3 46.4 35.2 49.2 99.9 10.7 99.9
4/21/2013 17:43 35.4 46.4 35.5 47.1 35.3 46.8 35.1 46.5 99.9 10.7 99.9
4/21/2013 17:44 35.3 47.2 35.4 47 35.3 47.9 35.1 48.1 99.9 10.8 99.9
4/21/2013 17:45 35.4 49.5 35.3 47 35.3 48.2 35.2 46.5 99.9 10.8 99.9
4/21/2013 17:46 35.4 47.6 35.4 46.6 35.3 47.2 35.1 47.2 99.9 10.9 99.9
4/21/2013 17:47 35.3 47.8 35.2 46.4 35.2 46.9 35.1 47.5 99.9 10.8 99.9
4/21/2013 17:48 35.2 48.2 35.3 47 35.2 47.5 35.1 46.3 99.9 10.8 99.9
4/21/2013 17:49 35.3 45.4 35.2 45.5 35.2 49.2 35.1 46.3 99.9 10.8 99.9
4/21/2013 17:50 35.2 47.1 35.2 46.1 35.1 46.5 35 46.3 99.9 10.8 99.9
4/21/2013 17:51 35.1 48.9 35.2 46.5 35.1 48.1 35 48 99.9 10.7 99.9
4/21/2013 17:52 35.2 48.6 35.2 46.2 35.2 46.5 35 46.4 99.9 10.7 99.9
4/21/2013 17:53 35.1 46.3 35.1 47.5 35.1 47.2 35 46.7 99.9 10.8 99.9
4/21/2013 17:54 35.1 47.1 35.1 45.9 35.1 47.5 34.9 47.1 99.9 10.7 99.9
4/21/2013 17:55 35 47.3 35 45.6 35.1 46.3 34.9 45.8 99.9 10.7 99.9
4/21/2013 17:56 35 47.6 35 47 35.1 46.3 34.9 47.8 99.9 10.7 99.9
4/21/2013 17:57 35 44.8 35 45.6 35 46.3 34.9 46 99.9 10.6 99.9
4/21/2013 17:58 35 50.2 35 46.2 35 48 34.9 46.4 99.9 10.6 99.9
4/21/2013 17:59 35 50.7 35 47.3 35 46.4 34.8 47.7 99.9 10.6 99.9
4/21/2013 18:00 35 48.2 34.9 45.4 35 46.7 34.8 46.5 99.9 10.6 99.9

                                       

11.590 99.90 11.577 99.90 11.477 99.90 11.577 99.90 12.074 754.60 35.243 47.33 11.514 99.90
0.187 0.00 0.176 0.00 0.128 0.00 0.136 0.00 0.141 0.10 0.185 0.66 0.143 0.00
1.612 0.00% 1.524 0.00% 1.118 0.00% 1.174 0.00% 1.171 0.01% 0.524 1.39% 1.242 0.00%

AVG 14.59159
psia

175H1_002175H1_003175H1_003175H1_004175H1_004175H1_005175H1_005175H1_006175H1_006

GTG2 
Temperat
ure[°C]

GTG2 
Humidity[
%rH]

GTG2 
Temperat
ure[°C]

GTG2 
Humidity[
%rH]

GTG2 
Temperat
ure[°C]

GTG2 
Humidity[
%rH]

GTG2 
Temperat
ure[°C]

GTG2 
Humidity[
%rH]

GTG2 
Temperat
ure[°C]

PRESSU
RE 
[mmHg]

AVG 
TAMB

AVG 
AMB RH AVG CIT

AVG 
CIRH

12.1 99.9 12.2 99.9 11.9 99.9 12 99.9 12.5 754.4 35.5 47.7 12.0 99.9
12.1 99.9 12 99.9 11.7 99.9 11.9 99.9 12.3 754.5 35.5 47.8 11.9 99.9
11.8 99.9 11.7 99.9 11.5 99.9 11.7 99.9 12.1 754.5 35.5 48.2 11.6 99.9
11.6 99.9 11.6 99.9 11.6 99.9 11.6 99.9 12.2 754.5 35.5 47.8 11.6 99.9
11.7 99.9 11.7 99.9 11.6 99.9 11.7 99.9 12.2 754.5 35.5 48.6 11.6 99.9
11.6 99.9 11.6 99.9 11.5 99.9 11.6 99.9 12.1 754.5 35.4 47.6 11.5 99.9
11.6 99.9 11.6 99.9 11.5 99.9 11.6 99.9 12.1 754.5 35.4 47.1 11.6 99.9
11.6 99.9 11.6 99.9 11.5 99.9 11.6 99.9 12.1 754.5 35.4 47.0 11.5 99.9
11.6 99.9 11.7 99.9 11.5 99.9 11.7 99.9 12.2 754.5 35.4 48.3 11.6 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 11.5 99.9 11.5 99.9 12.1 754.5 35.4 48.2 11.5 99.9
11.7 99.9 11.7 99.9 11.5 99.9 11.6 99.9 12.1 754.5 35.4 47.3 11.6 99.9
11.8 99.9 11.7 99.9 11.4 99.9 11.6 99.9 12 754.6 35.4 46.9 11.6 99.9
11.6 99.9 11.5 99.9 11.4 99.9 11.5 99.9 12 754.5 35.3 47.9 11.5 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 11.5 99.9 11.5 99.9 12.1 754.6 35.3 46.7 11.5 99.9
11.6 99.9 11.6 99.9 11.5 99.9 11.6 99.9 12.2 754.6 35.3 47.6 11.6 99.9
11.6 99.9 11.6 99.9 11.5 99.9 11.6 99.9 12.1 754.6 35.3 47.8 11.5 99.9
11.6 99.9 11.6 99.9 11.6 99.9 11.6 99.9 12.2 754.6 35.3 47.2 11.6 99.9
11.7 99.9 11.6 99.9 11.5 99.9 11.7 99.9 12.1 754.6 35.2 47.2 11.6 99.9
11.6 99.9 11.5 99.9 11.5 99.9 11.6 99.9 12.1 754.7 35.2 47.3 11.5 99.9
11.6 99.9 11.5 99.9 11.5 99.9 11.5 99.9 12 754.7 35.2 46.6 11.5 99.9
11.7 99.9 11.6 99.9 11.5 99.9 11.6 99.9 12.1 754.7 35.1 46.5 11.6 99.9
11.5 99.9 11.4 99.9 11.4 99.9 11.5 99.9 12 754.7 35.1 47.9 11.4 99.9
11.4 99.9 11.4 99.9 11.4 99.9 11.4 99.9 12 754.7 35.2 46.9 11.4 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 11.4 99.9 11.5 99.9 12.1 754.7 35.1 46.9 11.5 99.9
11.5 99.9 11.5 99.9 11.5 99.9 11.6 99.9 12 754.7 35.1 46.9 11.5 99.9
11.4 99.9 11.5 99.9 11.4 99.9 11.5 99.9 12 754.7 35.0 46.3 11.4 99.9
11.4 99.9 11.4 99.9 11.3 99.9 11.5 99.9 11.9 754.7 35.0 47.2 11.4 99.9
11.4 99.9 11.4 99.9 11.3 99.9 11.4 99.9 11.9 754.7 35.0 45.7 11.3 99.9
11.4 99.9 11.5 99.9 11.4 99.9 11.4 99.9 11.9 754.7 35.0 47.7 11.4 99.9
11.3 99.9 11.3 99.9 11.2 99.9 11.4 99.9 11.8 754.7 35.0 48.0 11.3 99.9
11.3 99.9 11.4 99.9 11.3 99.9 11.4 99.9 11.8 754.8 34.9 46.7 11.3 99.9



                                       

AVERAGE 27.871 73.13 27.810 73.28 27.823 73.20 28.039 73.47 39.99 38.910 40.58
STDEV 0.074 0.34 0.065 0.43 0.062 0.38 0.080 0.41 1.31 0.593 1.00
RSD 0.265 0.46% 0.234 0.59% 0.222 0.52% 0.286 0.55% 3.28% 1.524 2.47%

AVG AMB T 27.89 C 82.19 F AVG CIT 38.773 C 101.79 F
AVG AMB RH 73.27 % AVG CIRH 40.24 %

174H_01 174H_01 174H_02 174H_02 174H_03 174H_03 174H_04 174H_04 175H1_001175H1_001175H1_002

DATE TIME
GTG1Temper
ature[°C]

GTG1Hu
midity[%r
H]

GTG1Tem
perature[°
C]

GTG1Hu
midity[%r
H]

GTG1Tem
perature[°
C]

GTG1Hu
midity[%r
H]

GTG1Tem
perature[°
C]

GTG1Hu
midity[%r
H]

GTG1 
Humidity[
%rH]

GTG1 
Temperat
ure[°C]

GTG1 
Humidity[
%rH]

4/19/2013 1:30 28 72.6 27.9 72.8 27.9 72.7 28.2 73.1 38.8 39.6 41
4/19/2013 1:31 28 72.8 27.9 72.5 27.9 73 28.2 73.2 38.9 39.5 41.4
4/19/2013 1:32 28 73.1 27.9 72.8 27.9 72.8 28.2 73.3 38.7 39.4 41.7
4/19/2013 1:33 28 72.9 27.9 73.2 27.9 72.5 28.2 73 38.9 39.5 41.8
4/19/2013 1:34 27.9 72.8 27.9 73 27.9 72.8 28.1 72.9 38.5 39.6 42
4/19/2013 1:35 28 72.4 27.9 72.4 27.9 73.2 28.1 72.7 38.2 39.7 42.2
4/19/2013 1:36 27.9 72.6 27.9 72.7 27.9 73 28.1 72.7 37.8 39.8 42
4/19/2013 1:37 27.9 72.9 27.9 72.8 27.9 72.4 28.1 73 38 39.8 41.7
4/19/2013 1:38 27.9 72.8 27.8 73 27.9 72.7 28.1 73.1 38.2 39.7 41.7
4/19/2013 1:39 27.9 72.9 27.8 73.1 27.9 72.8 28.1 73.2 38.4 39.6 41.4
4/19/2013 1:40 27.9 72.9 27.8 73 27.8 73 28 73.4 38.7 39.5 41.1
4/19/2013 1:41 27.9 72.9 27.8 73.2 27.8 73.1 28 73.4 39.1 39.3 40.8
4/19/2013 1:42 27.9 73 27.8 73.3 27.8 73 28 73.4 39.4 39.2 40.6
4/19/2013 1:43 27.9 73.1 27.8 73.3 27.8 73.2 28 73.4 39.8 39 40.4
4/19/2013 1:44 27.9 73.1 27.8 73.3 27.8 73.3 28 73.4 40.3 38.8 40.2
4/19/2013 1:45 27.9 73.2 27.8 73.4 27.8 73.3 28 73.5 40.6 38.6 40.2
4/19/2013 1:46 27.9 73.2 27.8 73.3 27.8 73.3 28 73.5 40.9 38.5 40.2
4/19/2013 1:47 27.8 73.2 27.8 73.3 27.8 73.4 28 73.7 41 38.4 40.2
4/19/2013 1:48 27.8 73.3 27.8 73.4 27.8 73.3 28 73.6 41.1 38.3 40.3
4/19/2013 1:49 27.8 73.4 27.8 73.6 27.8 73.3 28 73.7 41.2 38.4 40.3
4/19/2013 1:50 27.8 73.3 27.8 73.6 27.8 73.4 28 73.8 41 38.4 40.4
4/19/2013 1:51 27.8 73.6 27.8 73.6 27.8 73.6 28 73.8 41 38.5 40.4
4/19/2013 1:52 27.8 73.4 27.8 73.5 27.8 73.6 28 73.8 40.9 38.5 40.5
4/19/2013 1:53 27.8 73.1 27.8 73.2 27.8 73.6 28 73.4 40.8 38.5 40.4
4/19/2013 1:54 27.8 73.2 27.8 73.3 27.8 73.5 28 73.5 40.6 38.5 40.3
4/19/2013 1:55 27.8 73.3 27.8 73.3 27.8 73.2 28 73.5 40.8 38.5 40.2
4/19/2013 1:56 27.8 73.4 27.7 73.5 27.8 73.3 28 73.9 41 38.4 39.7
4/19/2013 1:57 27.8 73.5 27.7 74 27.8 73.3 28 74 41.2 38.3 39.5
4/19/2013 1:58 27.8 73.8 27.7 74 27.7 73.5 28 74.1 41.8 38.3 39
4/19/2013 1:59 27.8 73.6 27.7 74 27.7 74 27.9 74.2 42 38.1 38.5
4/19/2013 2:00 27.8 73.7 27.7 74.2 27.7 74 27.9 74.3 42 38 38

                                       

38.677 40.96 38.613 40.76 38.555 39.47 38.952 39.69 38.932 754.41 27.885 73.27 38.773 40.24
0.493 1.25 0.560 1.23 0.565 1.34 0.595 1.31 0.600 0.06 0.065 0.36 0.408 0.92
1.275 3.05% 1.449 3.02% 1.465 3.38% 1.529 3.30% 1.542 0.01% 0.234 0.50% 1.053 2.29%

AVG 14.58789
psia

175H1_002175H1_003175H1_003175H1_004175H1_004175H1_005175H1_005175H1_006175H1_006

GTG1 
Temperat
ure[°C]

GTG1 
Humidity[
%rH]

GTG1 
Temperat
ure[°C]

GTG1 
Humidity[
%rH]

GTG1 
Temperat
ure[°C]

GTG1 
Humidity[
%rH]

GTG1 
Temperat
ure[°C]

GTG1 
Humidity[
%rH]

GTG1 
Temperat
ure[°C]

PRESSU
RE 
[mmHg]

AVG 
TAMB

AVG 
AMB RH AVG CIT

AVG 
CIRH

38.4 39.5 39.3 39.5 39.2 38.2 39.6 38.4 39.6 754.4 28.0 72.8 39.3 39.2
38.3 39.7 39.2 39.8 39.1 38.3 39.5 38.5 39.5 754.5 28.0 72.9 39.2 39.4
38.2 39.9 39.1 39.7 39.1 38.3 39.5 38.4 39.5 754.5 28.0 73.0 39.1 39.5
38.1 39.9 39.1 39.9 39.1 38.3 39.6 38.4 39.6 754.4 28.0 72.9 39.2 39.5

38 39.9 39.2 39.2 39.3 37.8 39.7 38.2 39.7 754.4 28.0 72.9 39.3 39.3
37.9 39.4 39.3 39 39.3 37.6 39.8 37.8 39.8 754.5 28.0 72.7 39.3 39.0

38 39.2 39.4 38.9 39.4 37.3 39.9 37.6 39.8 754.4 28.0 72.8 39.4 38.8
38 39 39.4 38.7 39.4 37.4 39.8 37.6 39.8 754.5 28.0 72.8 39.4 38.7

38.1 39.3 39.4 39.1 39.3 37.7 39.7 38.1 39.7 754.4 27.9 72.9 39.3 39.0
38.2 39.5 39.3 39.4 39.2 37.9 39.6 38.2 39.6 754.5 27.9 73.0 39.3 39.1
38.3 39.7 39.2 39.5 39.1 38.2 39.5 38.5 39.5 754.5 27.9 73.1 39.2 39.3
38.5 39.9 39.1 40 38.9 38.6 39.4 38.7 39.3 754.5 27.9 73.2 39.1 39.5
38.6 40.3 38.9 40.1 38.8 38.9 39.2 39.2 39.2 754.4 27.9 73.2 39.0 39.8
38.7 40.6 38.7 40.5 38.6 39.3 39 39.5 39 754.4 27.9 73.3 38.8 40.0
38.8 41 38.6 41 38.4 39.8 38.8 40.1 38.8 754.5 27.9 73.3 38.7 40.4
38.9 41.4 38.4 41.4 38.3 40.2 38.6 40.3 38.6 754.5 27.9 73.4 38.6 40.7
38.9 41.9 38.2 41.7 38.1 40.4 38.5 40.6 38.5 754.4 27.9 73.3 38.5 41.0
38.9 42 38.1 41.7 38 40.6 38.4 40.9 38.4 754.4 27.9 73.4 38.4 41.1
38.9 42.2 38.1 42 38 40.7 38.4 40.8 38.4 754.3 27.9 73.4 38.4 41.2
38.9 42.2 38.1 41.8 38.1 40.6 38.4 40.9 38.4 754.3 27.9 73.5 38.4 41.2
38.8 42 38.1 41.8 38.1 40.5 38.5 40.7 38.5 754.3 27.9 73.5 38.4 41.1
38.8 42 38.1 41.7 38.2 40.4 38.5 40.6 38.5 754.3 27.9 73.7 38.4 41.0
38.8 41.8 38.2 41.6 38.2 40.4 38.6 40.6 38.5 754.3 27.9 73.6 38.5 41.0
38.9 41.9 38.2 41.5 38.2 40.3 38.6 40.5 38.6 754.4 27.9 73.3 38.5 40.9
38.9 41.8 38.2 41.4 38.2 40.1 38.6 40.4 38.5 754.4 27.9 73.4 38.5 40.8

39 41.7 38.2 41.4 38.1 40.3 38.5 40.5 38.5 754.4 27.9 73.3 38.5 40.8
39.1 41.8 38.1 41.6 38.1 40.4 38.4 40.8 38.4 754.3 27.8 73.5 38.4 40.9
39.2 42.2 38.1 42 38 40.7 38.4 40.9 38.3 754.4 27.8 73.7 38.4 41.1
39.4 42.4 38 42.3 37.9 41.2 38.3 41.3 38.3 754.3 27.8 73.9 38.4 41.3
39.7 42.8 37.9 42.5 37.8 41.4 38.2 41.6 38.1 754.3 27.8 74.0 38.3 41.5
39.8 43 37.8 42.8 37.7 41.7 38 41.7 38 754.3 27.8 74.1 38.2 41.5

                                       

AVERAGE 32.035 58.59 32.013 57.61 32.223 57.70 32.103 58.17 36.96 40.558 36.99
STDEV 0.143 1.90 0.141 1.11 0.161 1.26 0.135 1.17 0.93 0.251 1.07
RSD 0.445 3.25% 0.440 1.93% 0.499 2.19% 0.422 2.02% 2.52% 0.620 2.90%

AVG AMB T 32.09 C 89.77 F AVG CIT 40.488 C 104.88 F
AVG AMB RH 58.02 % AVG CIRH 36.61 %

174H_01 174H_01 174H_02 174H_02 174H_03 174H_03 174H_04 174H_04 175H1_001175H1_001175H1_002

DATE TIME
GTG2Temper
ature[°C]

GTG2Hu
midity[%r
H]

GTG2Tem
perature[°
C]

GTG2Hu
midity[%r
H]

GTG2Tem
perature[°
C]

GTG2Hu
midity[%r
H]

GTG2Tem
perature[°
C]

GTG2Hu
midity[%r
H]

GTG2 
Humidity[
%rH]

GTG2 
Temperat
ure[°C]

GTG2 
Humidity[
%rH]

4/21/2013 20:15 32.2 56.5 32.2 56.1 32.5 56.1 32.4 58.5 37.4 40.3 37.1
4/21/2013 20:16 32.3 59.8 32.2 55.9 32.5 58.9 32.3 56.1 35.9 40.5 36.3
4/21/2013 20:17 32.2 58.4 32.2 55.9 32.5 57.6 32.3 55.8 38.2 40.7 38.3
4/21/2013 20:18 32.2 56.3 32.1 56.8 32.5 56.4 32.3 57.5 36.6 40.8 37.1
4/21/2013 20:19 32.2 57.2 32.2 57.4 32.4 55.7 32.2 56.3 37.9 40.9 37.9
4/21/2013 20:20 32.2 56.7 32.2 56.3 32.4 56.8 32.2 56.1 36 41 35.2
4/21/2013 20:21 32.1 56.2 32.1 56.1 32.4 56.6 32.2 58.3 34.3 41 35.2
4/21/2013 20:22 32.1 56.2 32.1 56.3 32.4 58.5 32.2 57.9 35 41 36.3
4/21/2013 20:23 32.1 56.6 32.1 56.2 32.3 56.1 32.2 57.4 36.1 40.8 34.6
4/21/2013 20:24 32.1 56.9 32.1 56.6 32.3 55.8 32.2 57.1 36.4 40.5 35.1
4/21/2013 20:25 32.1 57 32.1 57.1 32.3 57.5 32.2 57.2 36.8 40.4 35.9
4/21/2013 20:26 32.1 57.2 32.1 57.1 32.2 56.3 32.1 57.6 37.4 40.3 36.5
4/21/2013 20:27 32.1 57.6 32.1 57.5 32.2 56.1 32.1 57.3 36.8 40.2 37.5
4/21/2013 20:28 32.1 57.2 32 57.5 32.2 58.3 32.1 58.3 36.9 40.2 36.5
4/21/2013 20:29 32.1 58.1 32.1 59.1 32.2 57.9 32.1 58.6 36.8 40.3 37.1
4/21/2013 20:30 32.1 58.1 32.1 58.3 32.2 57.4 32.2 58.7 36.6 40.3 36.4
4/21/2013 20:31 32.1 59.4 32.1 57.4 32.2 57.1 32.1 57.7 37 40.4 36.7
4/21/2013 20:32 32.1 58.2 32 57.3 32.2 57.2 32.1 57.9 38.3 40.5 36.8
4/21/2013 20:33 32 61.6 32 57.8 32.1 57.6 32.1 59.6 37.1 40.6 38
4/21/2013 20:34 32 60.6 32 58.1 32.1 57.3 32.1 59.7 37 40.7 36.7
4/21/2013 20:35 32 57.9 31.9 58 32.1 58.3 32 58.9 36.9 40.8 38.1
4/21/2013 20:36 31.9 61.9 31.9 58.4 32.1 58.6 32 58.4 37.9 40.8 37.4
4/21/2013 20:37 31.9 59.5 31.9 60.3 32.2 58.7 32 61 36.2 40.8 36.8
4/21/2013 20:38 32 61.9 31.9 57.8 32.1 57.7 32 58.7 37.7 40.7 37.7
4/21/2013 20:39 31.9 63.2 31.9 58.9 32.1 57.9 32 58.6 36.7 40.6 37.3
4/21/2013 20:40 31.9 58.9 31.8 58.9 32.1 59.6 32 58.5 38.4 40.5 39
4/21/2013 20:41 31.8 59.2 31.8 58.2 32.1 59.7 31.9 59 38.4 40.4 38.6
4/21/2013 20:42 31.8 58.9 31.8 58.7 32 58.9 31.9 59.2 37.1 40.3 37.3
4/21/2013 20:43 31.8 58.7 31.8 58.4 32 58.4 31.9 59 36.9 40.3 38.4
4/21/2013 20:44 31.8 61.2 31.8 58.7 32 61 31.9 59 37.2 40.3 38
4/21/2013 20:45 31.8 59.2 31.8 58.7 32 58.7 31.9 59.5 37.8 40.4 36.9

                                       

40.506 37.23 40.513 36.33 40.406 35.84 40.510 36.35 40.435 757.22 32.094 58.02 40.488 36.61
0.254 1.26 0.260 0.76 0.249 0.82 0.259 0.84 0.248 0.07 0.140 1.10 0.250 0.77
0.628 3.39% 0.643 2.10% 0.616 2.30% 0.639 2.32% 0.614 0.01% 0.436 1.90% 0.617 2.11%

AVG 14.64211
psia

175H1_002175H1_003175H1_003175H1_004175H1_004175H1_005175H1_005175H1_006175H1_006

GTG2 
Temperat
ure[°C]

GTG2 
Humidity[
%rH]

GTG2 
Temperat
ure[°C]

GTG2 
Humidity[
%rH]

GTG2 
Temperat
ure[°C]

GTG2 
Humidity[
%rH]

GTG2 
Temperat
ure[°C]

GTG2 
Humidity[
%rH]

GTG2 
Temperat
ure[°C]

PRESSU
RE 
[mmHg]

AVG 
TAMB

AVG 
AMB RH AVG CIT

AVG 
CIRH

40.2 37.6 40.2 36.2 40.2 35.9 40.2 37.2 40.2 757.1 32.3 56.8 40.2 36.9
40.3 36.7 40.4 35.7 40.4 35.4 40.4 35.7 40.3 757.1 32.3 57.7 40.4 36.0
40.5 36.1 40.6 36 40.5 35.7 40.5 36.3 40.5 757.1 32.3 56.9 40.6 36.8
40.6 35.4 40.7 35.3 40.7 34.8 40.7 35.6 40.7 757.1 32.3 56.8 40.7 35.8
40.8 36.3 40.9 35 40.8 34.6 40.8 35.9 40.8 757.2 32.3 56.7 40.8 36.3
40.9 37.4 41 34.8 40.9 34.3 41 34.9 40.9 757.1 32.3 56.5 41.0 35.4

41 34.8 41 34.8 40.9 34.5 41 34.5 40.9 757.2 32.2 56.8 41.0 34.7
41 35.6 41 34.7 40.8 34.3 41 34.4 40.9 757.2 32.2 57.2 41.0 35.1

40.9 35.8 40.8 35.5 40.6 34.4 40.9 35.5 40.7 757.3 32.2 56.6 40.8 35.3
40.7 35.8 40.6 36.3 40.4 35 40.6 35.9 40.5 757.3 32.2 56.6 40.6 35.8
40.5 37.5 40.4 36.3 40.2 35.5 40.4 36 40.3 757.3 32.2 57.2 40.4 36.3
40.3 36.9 40.2 36.6 40.1 35.9 40.2 36.4 40.2 757.3 32.1 57.1 40.2 36.6
40.2 36.9 40.2 36.8 40.1 36.3 40.2 36.4 40.1 757.2 32.1 57.1 40.2 36.8
40.2 37.1 40.2 37 40.1 36.4 40.2 36.7 40.1 757.2 32.1 57.8 40.2 36.8
40.2 36.6 40.2 36.7 40.1 36.4 40.2 36.7 40.1 757.2 32.1 58.4 40.2 36.7
40.2 37.5 40.3 37.1 40.2 36.7 40.3 36.8 40.2 757.2 32.2 58.1 40.3 36.9
40.3 39.4 40.4 36.7 40.3 36.9 40.3 36.8 40.3 757.2 32.1 57.9 40.3 37.3
40.4 37.4 40.4 36.9 40.4 36.7 40.4 37.5 40.4 757.2 32.1 57.7 40.4 37.3
40.5 37.1 40.5 36.7 40.5 36.1 40.5 36.6 40.5 757.2 32.1 59.2 40.5 36.9
40.6 36.3 40.6 36.4 40.5 35.7 40.6 36.4 40.5 757.2 32.1 58.9 40.6 36.4
40.6 37 40.7 36.5 40.6 35.8 40.7 36.3 40.6 757.3 32.0 58.3 40.7 36.8
40.7 37.1 40.7 36.3 40.6 35.9 40.7 36.6 40.6 757.3 32.0 59.3 40.7 36.9
40.7 37.7 40.7 36.2 40.6 35.7 40.7 36.2 40.6 757.3 32.0 59.9 40.7 36.5
40.7 41.2 40.7 36.1 40.5 35.8 40.7 35.9 40.6 757.3 32.0 59.0 40.7 37.4
40.7 38.5 40.6 36.9 40.4 36.6 40.6 36.3 40.5 757.3 32.0 59.7 40.6 37.1
40.5 37.9 40.5 37 40.3 36.1 40.5 38.5 40.4 757.3 32.0 59.0 40.5 37.8
40.4 38.1 40.4 37.2 40.2 36.8 40.4 37.3 40.3 757.2 31.9 59.0 40.4 37.7
40.3 38.2 40.3 37.1 40.2 36.9 40.3 36.8 40.2 757.2 31.9 58.9 40.3 37.2
40.3 37.4 40.2 37.1 40.1 36.5 40.3 36.8 40.2 757.2 31.9 58.6 40.2 37.2
40.2 38.8 40.2 37.2 40.2 36.8 40.2 37 40.2 757.2 31.9 60.0 40.2 37.5
40.3 37.9 40.3 37 40.2 36.5 40.3 36.9 40.2 757.2 31.9 59.0 40.3 37.2



                                       

 

                                       

AVERAGE 0.23 17.29 11.58 3.39 14.64 0.52 38.37 25.71
STDEV 0.02 0.11 0.83 0.06 0.01 0.04 0.23 1.84

RSD 7.66% 0.62% 7.16% 1.68% 0.09% 7.67% 0.59% 7.16%
GTG1 GTG1 GTG1 GTG1 GTG1 GTG1 GTG1 GTG1
raw raw raw raw raw @7%O2 @7%O2 @7%O2
ppm ppm ppm vol% vol% ppmvdc ppmvdc ppmvdc

Date Time SO2 NOX CO CO2 O2 SO27 NOX7 CO7
4/18/2013 20:51 0.24 17.41 11.87 3.42 14.66 0.53 38.78 26.44
4/18/2013 20:52 0.21 17.37 11.90 3.40 14.62 0.46 38.45 26.34
4/18/2013 20:53 0.25 17.27 12.29 3.38 14.63 0.55 38.29 27.25
4/18/2013 20:54 0.23 17.26 12.56 3.40 14.65 0.51 38.39 27.93
4/18/2013 20:55 0.22 17.22 12.29 3.36 14.63 0.49 38.18 27.25
4/18/2013 20:56 0.21 17.29 11.86 3.37 14.65 0.47 38.45 26.38
4/18/2013 20:57 0.23 17.31 11.86 3.37 14.64 0.51 38.44 26.33
4/18/2013 20:58 0.24 17.31 12.36 3.33 14.65 0.53 38.50 27.49
4/18/2013 20:59 0.24 17.13 12.28 3.34 14.64 0.53 38.04 27.27
4/18/2013 21:00 0.21 17.06 12.81 3.31 14.65 0.47 37.94 28.49
4/18/2013 21:01 0.24 16.93 11.58 3.31 14.66 0.53 37.71 25.80
4/18/2013 21:02 0.21 17.28 11.47 3.32 14.65 0.47 38.43 25.51
4/18/2013 21:03 0.24 17.27 10.75 3.33 14.64 0.53 38.35 23.87
4/18/2013 21:04 0.25 17.36 11.26 3.33 14.64 0.56 38.55 25.00
4/18/2013 21:05 0.26 17.35 11.01 3.35 14.63 0.58 38.46 24.41
4/18/2013 21:06 0.24 17.25 11.04 3.36 14.62 0.53 38.18 24.44
4/18/2013 21:07 0.19 17.42 11.46 3.37 14.63 0.42 38.62 25.41
4/18/2013 21:08 0.21 17.34 12.61 3.37 14.61 0.46 38.32 27.87
4/18/2013 21:09 0.22 17.27 13.46 3.36 14.61 0.49 38.16 29.74
4/18/2013 21:10 0.27 17.29 12.79 3.37 14.64 0.60 38.39 28.40
4/18/2013 21:11 0.24 17.25 11.53 3.39 14.64 0.53 38.30 25.60
4/18/2013 21:12 0.24 17.29 11.38 3.40 14.63 0.53 38.33 25.23
4/18/2013 21:13 0.24 17.35 10.96 3.42 14.64 0.53 38.52 24.34
4/18/2013 21:14 0.26 17.26 10.99 3.44 14.63 0.58 38.26 24.36
4/18/2013 21:15 0.25 17.26 10.30 3.46 14.62 0.55 38.20 22.80
4/18/2013 21:16 0.24 17.34 10.47 3.47 14.64 0.53 38.50 23.25
4/18/2013 21:17 0.23 17.48 10.50 3.48 14.63 0.51 38.75 23.28
4/18/2013 21:18 0.25 17.38 10.64 3.50 14.63 0.55 38.53 23.59
4/18/2013 21:19 0.23 17.36 10.57 3.49 14.65 0.51 38.61 23.51
4/18/2013 21:20 0.23 17.36 10.67 3.49 14.63 0.51 38.49 23.65

                                       

AVERAGE 0.22 18.54 17.54 3.74 63.02 0.49 41.15 38.93
STDEV 0.02 0.07 0.32 0.07 264.98 0.05 0.22 0.71

RSD 10.67% 0.40% 1.81% 1.91% 420.44% 10.74% 0.53% 1.83%
GTG2 GTG2 GTG2 GTG2 GTG2 GTG2 GTG2 GTG2
raw raw raw raw raw @7%O2 @7%O2 @7%O2
ppm ppm ppm vol% vol% ppmvdc ppmvdc ppmvdc

Date Time SO2 NOX CO CO2 O2 SO27 NOX7 CO7
4/21/2013 17:30 0.2 18.69 17.18 3.78 14.65 0.45 41.63 38.27
4/21/2013 17:31 0.22 18.65 17.44 3.83 14.66 0.49 41.28 38.60
4/21/2013 17:32 0.21 18.61 17.14 3.83 14.63 0.47 41.26 38.00
4/21/2013 17:33 0.25 18.59 17.43 3.8 14.66 0.56 41.34 38.76
4/21/2013 17:34 0.25 18.57 17.28 3.76 14.63 0.55 41.17 38.31
4/21/2013 17:35 0.21 18.64 18.08 3.74 14.63 0.47 41.46 40.21
4/21/2013 17:36 0.18 18.63 17.54 3.76 14.63 0.40 41.37 38.95
4/21/2013 17:37 0.22 18.64 17.5 3.78 14.65 0.49 41.46 38.92
4/21/2013 17:38 0.26 18.65 17.47 3.79 14.63 0.58 41.41 38.79
4/21/2013 17:39 0.25 18.6 17.76 3.8 14.65 0.56 41.37 39.50
4/21/2013 17:40 0.25 18.57 17.41 3.82 14.66 0.56 41.37 38.78
4/21/2013 17:41 0.25 18.6 18.16 3.84 14.66 0.56 41.37 40.39
4/21/2013 17:42 0.23 18.51 17.83 3.8 14.66 0.51 41.10 39.59
4/21/2013 17:43 0.22 18.44 18.13 3.75 14.67 0.49 40.95 40.26
4/21/2013 17:44 0.23 18.41 17.92 3.73 14.64 0.51 40.81 39.73
4/21/2013 17:45 0.21 18.46 18.19 3.69 14.63 0.46 40.86 40.26
4/21/2013 17:46 0.23 18.5 17.86 3.67 14.62 0.51 41.01 39.59
4/21/2013 17:47 0.2 18.46 17.66 3.65 14.61 0.44 40.79 39.03
4/21/2013 17:48 0.2 18.49 17.22 3.65 14.61 0.44 40.86 38.05
4/21/2013 17:49 0.23 18.51 17.34 3.64 14.67 0.51 41.10 38.50
4/21/2013 17:50 0.26 18.49 17.21 3.61 14.64 0.58 41.06 38.21
4/21/2013 17:51 0.21 18.51 17.18 3.62 14.65 0.47 41.03 38.09
4/21/2013 17:52 0.25 18.47 17.16 3.64 14.65 0.56 41.01 38.10
4/21/2013 17:53 0.21 18.46 17.56 3.65 14.65 0.47 40.92 38.93
4/21/2013 17:54 0.2 18.52 17.35 3.69 14.65 0.44 40.99 38.40
4/21/2013 17:55 0.24 18.58 17.45 3.73 14.65 0.53 41.26 38.75
4/21/2013 17:56 0.2 18.55 17.27 3.76 14.65 0.44 41.12 38.29
4/21/2013 17:57 0.2 18.49 17.44 3.77 14.67 0.44 40.99 38.66
4/21/2013 17:58 0.17 18.46 17.43 3.77 1466 0.38 41.06 38.76
4/21/2013 17:59 0.22 18.55 17.63 3.84 14.66 0.49 41.12 39.08

                                       

AVERAGE 0.23 9.68 4.47 3.15 15.00 0.55 22.79 10.53
STDEV 0.02 0.02 0.57 0.03 0.01 0.06 0.04 1.34

RSD 10.34% 0.18% 12.72% 0.82% 0.05% 10.36% 0.17% 12.75%
GTG1 GTG1 GTG1 GTG1 GTG1 GTG1 GTG1 GTG1
raw raw raw raw raw @7%O2 @7%O2 @7%O2
ppm ppm ppm vol% vol% ppmvdc ppmvdc ppmvdc

Date Time SO2 NOX CO CO2 O2 SO27 NOX7 CO7
4/19/2013 1:31 0.23 9.69 5.17 3.14 15.00 0.54 22.83 12.18
4/19/2013 1:32 0.24 9.67 4.86 3.12 15.00 0.57 22.78 11.45
4/19/2013 1:33 0.24 9.68 4.65 3.12 14.99 0.56 22.77 10.94
4/19/2013 1:34 0.23 9.68 4.65 3.14 15.00 0.54 22.81 10.96
4/19/2013 1:35 0.21 9.68 4.82 3.16 15.00 0.49 22.81 11.36
4/19/2013 1:36 0.20 9.68 4.91 3.18 14.99 0.47 22.77 11.55
4/19/2013 1:37 0.19 9.68 4.52 3.14 14.99 0.45 22.77 10.63
4/19/2013 1:38 0.21 9.68 3.90 3.13 15.00 0.49 22.81 9.19
4/19/2013 1:39 0.17 9.69 3.70 3.15 14.99 0.40 22.79 8.70
4/19/2013 1:40 0.29 9.72 3.83 3.16 14.99 0.68 22.86 9.01
4/19/2013 1:41 0.24 9.69 3.80 3.16 15.00 0.57 22.83 8.95
4/19/2013 1:42 0.24 9.69 3.82 3.18 14.99 0.56 22.79 8.98
4/19/2013 1:43 0.24 9.71 3.72 3.17 14.99 0.56 22.84 8.75
4/19/2013 1:44 0.25 9.69 3.62 3.17 15.01 0.59 22.87 8.54
4/19/2013 1:45 0.24 9.69 3.70 3.17 14.99 0.56 22.79 8.70
4/19/2013 1:46 0.21 9.67 4.06 3.19 14.99 0.49 22.74 9.55
4/19/2013 1:47 0.27 9.66 3.85 3.16 15.01 0.64 22.80 9.09
4/19/2013 1:48 0.23 9.66 4.02 3.18 14.99 0.54 22.72 9.45
4/19/2013 1:49 0.21 9.68 4.30 3.18 15.00 0.49 22.81 10.13
4/19/2013 1:50 0.25 9.66 4.61 3.19 15.01 0.59 22.80 10.88
4/19/2013 1:51 0.26 9.68 4.91 3.13 15.00 0.61 22.81 11.57
4/19/2013 1:52 0.26 9.68 5.35 3.13 15.00 0.61 22.81 12.60
4/19/2013 1:53 0.22 9.65 5.27 3.14 15.01 0.52 22.77 12.44
4/19/2013 1:54 0.22 9.65 5.26 3.08 15.00 0.52 22.73 12.39
4/19/2013 1:55 0.23 9.66 4.92 3.12 15.00 0.54 22.76 11.59
4/19/2013 1:56 0.24 9.64 4.54 3.12 15.00 0.57 22.71 10.70
4/19/2013 1:57 0.24 9.67 4.40 3.14 14.99 0.56 22.74 10.35
4/19/2013 1:58 0.22 9.69 4.58 3.17 15.00 0.52 22.83 10.79
4/19/2013 1:59 0.24 9.69 5.05 3.14 15.00 0.57 22.83 11.90
4/19/2013 2:00 0.24 9.70 5.29 3.13 14.99 0.56 22.81 12.44



                                       

AVERAGE 0.13 11.23 8.62 3.85 14.98 0.30 26.45 20.29
STDEV 0.02 0.04 0.36 0.10 0.01 0.04 0.10 0.84

RSD 14.10% 0.38% 4.15% 2.62% 0.09% 14.09% 0.38% 4.14%
GTG2 GTG2 GTG2 GTG2 GTG2 GTG2 GTG2 GTG2
raw raw raw raw raw @7%O2 @7%O2 @7%O2
ppm ppm ppm vol% vol% ppmvdc ppmvdc ppmvdc

Date Time SO2 NOX CO CO2 O2 SO27 NOX7 CO7
21/04/2013 20:15 0.09 11.18 8.49 3.62 14.98 0.21 26.34 20.00
21/04/2013 20:16 0.13 11.27 8.64 3.54 14.98 0.31 26.55 20.36
21/04/2013 20:17 0.15 11.30 9.01 3.63 14.97 0.35 26.58 21.19
21/04/2013 20:18 0.15 11.28 9.12 3.77 14.97 0.35 26.57 21.49
21/04/2013 20:19 0.12 11.27 9.47 3.79 14.98 0.28 26.55 22.31
21/04/2013 20:20 0.13 11.20 9.31 3.81 14.97 0.31 26.34 21.90
21/04/2013 20:21 0.12 11.24 9.20 3.83 14.98 0.28 26.44 21.64
21/04/2013 20:22 0.10 11.22 9.33 3.85 14.97 0.24 26.43 21.98
21/04/2013 20:23 0.11 11.20 8.95 3.83 14.98 0.26 26.34 21.05
21/04/2013 20:24 0.14 11.21 8.52 3.85 14.99 0.33 26.37 20.04
21/04/2013 20:25 0.14 11.25 8.42 3.86 14.98 0.33 26.50 19.84
21/04/2013 20:26 0.13 11.27 8.27 3.85 14.98 0.31 26.51 19.45
21/04/2013 20:27 0.09 11.29 8.29 3.90 14.98 0.21 26.55 19.50
21/04/2013 20:28 0.11 11.29 8.33 3.80 14.99 0.26 26.64 19.66
21/04/2013 20:29 0.14 11.29 8.27 3.79 14.98 0.33 26.55 19.45
21/04/2013 20:30 0.11 11.28 8.32 3.89 14.99 0.26 26.53 19.57
21/04/2013 20:31 0.11 11.24 8.39 3.91 14.99 0.26 26.53 19.80
21/04/2013 20:32 0.14 11.27 8.34 3.92 14.98 0.33 26.51 19.62
21/04/2013 20:33 0.12 11.26 8.23 3.83 15.00 0.28 26.53 19.39
21/04/2013 20:34 0.12 11.19 8.41 3.91 14.99 0.28 26.41 19.85
21/04/2013 20:35 0.13 11.22 8.30 3.89 14.99 0.31 26.43 19.55
21/04/2013 20:36 0.13 11.23 8.52 3.91 14.97 0.31 26.46 20.07
21/04/2013 20:37 0.14 11.21 8.72 3.92 14.98 0.33 26.45 20.58
21/04/2013 20:38 0.13 11.16 8.62 3.95 14.97 0.31 26.29 20.31
21/04/2013 20:39 0.16 11.14 8.64 3.95 14.94 0.38 26.25 20.36
21/04/2013 20:40 0.15 11.18 8.59 3.96 14.95 0.35 26.34 20.24
21/04/2013 20:41 0.15 11.19 8.49 3.96 14.95 0.35 26.32 19.97
21/04/2013 20:42 0.13 11.19 8.50 3.92 14.97 0.31 26.36 20.03
21/04/2013 20:43 0.15 11.22 8.40 3.90 14.96 0.35 26.43 19.79
21/04/2013 20:44 0.14 11.23 8.46 3.88 14.97 0.33 26.41 19.90

                                       

 

                                       
Pre Test Uncertainty of Corrected Gross Power BANGPA-IN On Peak U1 Turbine Acceptance Test

Measured Parameter Units Average

Instrument 
Uncertainty 

BI

Spatial 
Uncertainty 

Bs

Systematic 
Uncertainty 

BC

Random 
Uncertainty 

Sx

Total Uncertainty 
of Measured 

Parameter U95i

Sensitivity 

i ( R/ P)

Individual 
Uncertainty of 

Result ( i * 

U95i)

CT Gross Power kW 48676 141.9 0.0 141.9 21.8 148.4 1.000 148.4
CT Power Factor - 0.995 0.020 0.0 0.020 0.001 0.020 782.9 15.63

Compressor Inlet Temperature °F 53.2 0.26 0.86 0.90 0.006 0.899 188.3 169.2
Comp. Inlet Rel. Humidity %RH 95.0 1.90 0.50 1.96 0.0 1.965 3.4 6.68

Ambient Pressure psia 14.594 0.011 0.001 0.011 0.002 0.011 3583.3 41.16
Fuel Modified Wobbe (Btu/scf)/SQRT(R) 37.25 0.17 0.0 0.174 0.041 0.193 41.7 8.03

Exhaust DP "H20 12.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.5 0.0

Uncertainty (kW) 229.56
Uncertainty (%) 0.47%

Pre Test Uncertainty of Corrected Gross Heat Rate BANGPA-IN On Peak U1 Turbine Acceptance Test

Measured Parameter Units Average

Instrument 
Uncertainty 

BI

Spatial 
Uncertainty 

Bs

Systematic 
Uncertainty 

BC

Random 
Uncertainty 

Sx

Total Uncertainty 
of Measured 

Parameter U95i

Sensitivity 

i ( R/ P)

Individual 
Uncertainty of 

Result ( i * 

U95i)

CT Gross Power kW 48676 141.9 0.0 141.9 21.8 148.4 0.166 24.69
CT Power Factor - 0.995 0.020 0.0 0.020 0.001 0.020 140.9 2.813

Compressor Inlet Temperature °F 53.2 0.26 0.86 0.90 0.016 0.899 6.18 5.553
Comp. Inlet Rel. Humidity %RH 95.0 1.90 0.50 1.96 0.0 1.965 0.97 1.906

Ambient Pressure psia 14.594 0.011 0.001 0.011 0.002 0.011 20.24 0.232
Fuel Modified Wobbe (Btu/scf)/SQRT(R) 37.25 0.17 0.0 0.174 0.059 0.210 16.84 3.53

Exhaust DP "H20 12.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.50 0.0

Fuel Flow Rate lb/hr 28,251 141.3 0.0 141 14.2 144.10 0.286 41.21
Fuel LHV Btu/lb 13,878 45.8 0.0 46 11.4 51.14 0.580 29.68

Uncertainty HR (Btu/kWh) 56.96
Uncertainty HR (%) 0.70%

Pre Test Uncertainty of Corrected Gross Power BANGPA-IN On Peak U2 Turbine Acceptance Test

Measured Parameter Units Average

Instrument 
Uncertainty 

BI

Spatial 
Uncertainty 

Bs

Systematic 
Uncertainty 

BC

Random 
Uncertainty 

Sx

Total Uncertainty 
of Measured 

Parameter U95i

Sensitivity 

i ( R/ P)

Individual 
Uncertainty of 

Result ( i * 

U95i)

CT Gross Power kW 48348 141.0 0.0 141.0 41.0 163.0 1.000 163.0
CT Power Factor - 1.000 0.020 0.0 0.020 0.000 0.020 758.3 15.16

Compressor Inlet Temperature °F 52.7 0.26 0.86 0.90 0.058 0.906 186.4 168.9
Comp. Inlet Rel. Humidity %RH 95.0 1.90 0.50 1.96 0.0 1.965 3.4 6.64

Ambient Pressure psia 14.592 0.011 0.001 0.011 0.002 0.012 3559.1 41.54
Fuel Modified Wobbe (Btu/scf)/SQRT(R) 37.25 0.17 0.0 0.174 0.077 0.232 41.4 9.62

Exhaust DP "H20 12.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.1 0.0

Uncertainty (kW) 239.17
Uncertainty (%) 0.49%

Pre Test Uncertainty of Corrected Gross Heat Rate BANGPA-IN On Peak U2 Turbine Acceptance Test

Measured Parameter Units Average

Instrument 
Uncertainty 

BI

Spatial 
Uncertainty 

Bs

Systematic 
Uncertainty 

BC

Random 
Uncertainty 

Sx

Total Uncertainty 
of Measured 

Parameter U95i

Sensitivity 

i ( R/ P)

Individual 
Uncertainty of 

Result ( i * 

U95i)

CT Gross Power kW 48348 141.0 0.0 141.0 41.0 163.0 0.168 27.39
CT Power Factor - 1.000 0.020 0.0 0.020 0.000 0.020 138.2 2.764

Compressor Inlet Temperature °F 52.7 0.26 0.86 0.90 0.143 0.943 5.98 5.637
Comp. Inlet Rel. Humidity %RH 95.0 1.90 0.50 1.96 0.0 1.965 0.97 1.912

Ambient Pressure psia 14.592 0.011 0.001 0.011 0.002 0.012 20.32 0.237
Fuel Modified Wobbe (Btu/scf)/SQRT(R) 37.25 0.17 0.0 0.174 0.109 0.279 16.90 4.71

Exhaust DP "H20 12.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.53 0.0

Fuel Flow Rate lb/hr 28,157 140.8 0.0 141 26.4 150.35 0.288 43.29
Fuel LHV Btu/lb 13,746 45.4 0.0 45 8.9 48.72 0.582 28.37

Uncertainty HR (Btu/kWh) 59.12
Uncertainty HR (%) 0.73%

                                       
Pre Test Uncertainty of Corrected Gross Power Bangpa GTG1 Off Peak Turbine Acceptance Test

Measured Parameter Units Average

Instrument 
Uncertainty 

BI

Spatial 
Uncertainty 

Bs

Systematic 
Uncertainty 

BC

Random 
Uncertainty 

Sx

Total Uncertainty 
of Measured 

Parameter U95i

Sensitivity 

i ( R/ P)

Individual 
Uncertainty of 

Result ( i * 

U95i)

CT Gross Power kW 30354 88.5 0.0 88.5 30.0 106.9 1.00 106.9
CT Power Factor - 0.989 0.020 0.0 0.020 0.002 0.020 954.2 19.12

Ambient Inlet Temperature °F 82.2 0.26 0.86 0.90 0.204 0.987 0.0 0.00
Ambient Inlet Rel. Humidity %RH 73.3 1.47 0.50 1.55 0.461 1.802 0.0 0.00

Ambient Pressure psia 14.588 0.011 0.001 0.011 0.001 0.011 1964.4 22.03
Fuel Modified Wobbe (Btu/scf)/SQRT(R) 37.25 1.87 0.0 1.870 0.178 1.904 26.4 50.32

LP Turbine Speed RPM 3630 2.90 0.0 2.904 0.992 3.517 12.3 43.35

Exhaust DP "H20 10.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.7 0.0

Uncertainty (kW) 129.21
** Random component of pow er w as reduced Uncertainty (%) 0.43%

Pre Test Uncertainty of Corrected Gross Heat Rate Bangpa GTG1 Off Peak Turbine Acceptance Test

Measured Parameter Units Average

Instrument 
Uncertainty 

BI

Spatial 
Uncertainty 

Bs

Systematic 
Uncertainty 

BC

Random 
Uncertainty 

Sx

Total Uncertainty 
of Measured 

Parameter U95i

Sensitivity 

i ( R/ P)

Individual 
Uncertainty of 

Result ( i * 

U95i)

CT Gross Power kW 30354 88.5 0.0 88.5 30.0 106.9 0.296 31.61
CT Power Factor - 0.989 0.020 0.0 0.020 0.002 0.020 28.2 0.56

Ambient Inlet Temperature °F 82.2 0.26 0.86 0.90 0.204 0.987 0.75 0.740
Ambient Inlet Rel. Humidity %RH 73.3 1.47 0.50 1.55 0.461 1.802 0.11 0.204

Ambient Pressure psia 14.588 0.011 0.001 0.011 0.001 0.011 578.9 6.49
Fuel Modified Wobbe (Btu/scf)/SQRT(R) 37.25 1.87 0.0 1.870 0.18 1.904 5.5 10.53

LP Turbine Speed RPM 3630 2.90 0.0 2.904 0.99 3.517 4.0 14.19

Exhaust DP "H20 10.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0

Fuel Flow Rate lb/hr 19,564 97.8 0.0 98 42.4 129.4 0.457 59.18
Fuel LHV Btu/lb 13,878 45.8 0.0 46 7.53 48.21 0.645 31.07

** Random component of pow er w as reduced

Uncertainty HR (Btu/kWh) 76.31
Uncertainty HR (%) 0.85%

Pre Test Uncertainty of Corrected Gross Power Bangpa GTG2 Off Peak Turbine Acceptance Test

Measured Parameter Units Average

Instrument 
Uncertainty 

BI

Spatial 
Uncertainty 

Bs

Systematic 
Uncertainty 

BC

Random 
Uncertainty 

Sx

Total Uncertainty 
of Measured 

Parameter U95i

Sensitivity 

i ( R/ P)

Individual 
Uncertainty of 

Result ( i * 

U95i)

CT Gross Power kW 29213 85.2 0.0 85.2 30.0 104.2 1.00 104.2
CT Power Factor - 1.000 0.020 0.0 0.020 0.002 0.020 965.3 19.55

Ambient Inlet Temperature °F 89.8 0.26 0.86 0.90 0.125 0.933 0.0 0.00
Ambient Inlet Rel. Humidity %RH 58.0 1.16 0.50 1.26 0.386 1.481 0.0 0.00

Ambient Pressure psia 14.642 0.011 0.001 0.011 0.001 0.011 1734.8 19.68
Fuel Modified Wobbe (Btu/scf)/SQRT(R) 37.30 1.87 0.0 1.873 0.126 1.890 25.0 47.19

LP Turbine Speed RPM 3626 2.90 0.0 2.901 1.509 4.186 12.3 51.31

Exhaust DP "H20 10.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.6 0.0

Uncertainty (kW) 128.39
Uncertainty (%) 0.44%

Pre Test Uncertainty of Corrected Gross Heat Rate Bangpa GTG2 Off Peak Turbine Acceptance Test

Measured Parameter Units Average

Instrument 
Uncertainty 

BI

Spatial 
Uncertainty 

Bs

Systematic 
Uncertainty 

BC

Random 
Uncertainty 

Sx

Total Uncertainty 
of Measured 

Parameter U95i

Sensitivity 

i ( R/ P)

Individual 
Uncertainty of 

Result ( i * 

U95i)

CT Gross Power kW 29213 85.2 0.0 85.2 30.0 104.2 0.310 32.34
CT Power Factor - 1.000 0.020 0.0 0.020 0.002 0.020 29.9 0.61

Ambient Inlet Temperature °F 89.8 0.26 0.86 0.90 0.125 0.933 1.11 1.032
Ambient Inlet Rel. Humidity %RH 58.0 1.16 0.50 1.26 0.386 1.481 0.89 1.318

Ambient Pressure psia 14.642 0.011 0.001 0.011 0.001 0.011 536.7 6.09
Fuel Modified Wobbe (Btu/scf)/SQRT(R) 37.30 1.87 0.0 1.873 0.13 1.890 7.7 14.60

LP Turbine Speed RPM 3626.41 2.90 0.0 2.901 1.51 4.186 4.2 17.64

Exhaust DP "H20 10.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0

Fuel Flow Rate lb/hr 19,122 95.6 0.0 96 29.4 112.2 0.473 53.04
Fuel LHV Btu/lb 13,807 45.6 0.0 46 8.89 48.91 0.655 32.01

Uncertainty HR (Btu/kWh) 73.81
Uncertainty HR (%) 0.82%



                                       

 

                                       

                                                                              



                                                                              

                                                                              



                                                                              

                                                                              



                                                                              

                                                                              



                                                                              

                                                                              



                                                                              

                                                                              



                                                                              

                                                                              



                                                                              

                                                                              



                                                                              

                                                                              



                                                                              

                                                                              



                                                                              

                                                                              



                                                                              

                                                                              



                                                                              

                                       

 

                                                                                    



                                                                                                                                                                                

Basis of guarantee: 51.8F
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Compressor Inlet Temperature - °F

CIT Correction for Power - Curve # 1
BANGPA-IN LM6PD-SPRINT GAS.  THAILAND

                                                                                        

Basis of guarantee: 95%
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Relative humidity (%)

Compressor Inlet Relative Humidity Correction for Power - Curve # 2
BANGPA-IN LM6PD-SPRINT GAS.  THAILAND

                                                                                        

Basis of guarantee: 14.627 PSIA
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Ambient Pressure - PSIA

BANGPA-IN LM6PD-SPRINT GAS.  THAILAND
Ambient Pressure Correction for Power - Curve # 3



                                                                                        

Basis of guarantee: 12 in H2O
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Exhaust Loss - in H2O

Exhaust Loss Correction for Power - Curve # 4
BANGPA-IN LM6PD-SPRINT GAS.  THAILAND

                                                                                        

Basis of guarantee: 51.8F
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

CIT Correction for Heat Rate - Curve # 5
BANGPA-IN LM6PD-SPRINT GAS.  THAILAND

Compressor Inlet Temperature - °F

                                                                                        

Basis of guarantee: 95%
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

BANGPA-IN LM6PD-SPRINT GAS.  THAILAND

Relative humidity (%)

Compressor Inlet Relative Humidity Correction for Heat Rate - Curve # 6

                                                                                        

Basis of guarantee: 14.627 PSIA
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Ambient Pressure - PSIA

BANGPA-IN LM6PD-SPRINT GAS.  THAILAND
Ambient Pressure Correction for Heat Rate - Curve # 7



                                                                                        

Basis of guarantee: 12 in H2O
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

BANGPA-IN LM6PD-SPRINT GAS.  THAILAND
Exhaust Loss Correction for Heat Rate - Curve # 8

Exhaust Loss - in H2O

                                                                                        

Basis of guarantee: 37.225 (Btu/SCF)/SQRT(R)
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Modified Wobbe Index Correction for Power - Curve # 9
BANGPA-IN LM6PD-SPRINT GAS.  THAILAND

Modified Wobbe Index - (Btu/SCF)/SQRT(R)

                                                                                        

Basis of guarantee: 37.225 (Btu/SCF)/SQRT(R)
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Modified Wobbe Index Correction for Heat Rate - Curve # 10
BANGPA-IN LM6PD-SPRINT GAS.  THAILAND

Modified Wobbe Index - (Btu/SCF)/SQRT(R)

                                                                                        

Efficiency

Basis of guarantee: 0.8
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Power Factor

Power Factor Correction for Power - Curve # 11
BANGPA-IN LM6PD-SPRINT GAS.  THAILAND



                                                                                        

Basis of guarantee: 0.8
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Power Factor

Power Factor Correction for Heat Rate - Curve # 12
BANGPA-IN LM6PD-SPRINT GAS.  THAILAND

                                                                                        

                                                                                                                                                                                

Basis of guarantee: 91.4F
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Combined Ambient Temperature & Relative Humidity Correction for Power  - Curve # 1
BANPA LM6PD GAS OFF PEAK.  THAILAND

Ambient Temperature (F)



                                                                                        

Basis of guarantee: 51.8F
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

On Peak Chilled Compressor Inlet Temperature - °F

On Peak CIT Chilled Point Correction for Off Peak Power - Curve # 2
BANPA LM6PD GAS OFF PEAK.  THAILAND

                                                                                        

Basis of guarantee: 14.627 PSIA
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Ambient Pressure Correction for Power - Curve # 3

Ambient Pressure - PSIA

BANPA LM6PD GAS OFF PEAK.  THAILAND

                                                                                        

Basis of guarantee: 10.94 inH2O
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Exhaust Loss - in H2O

Exhaust Loss Correction for Power - Curve # 4
BANPA LM6PD GAS OFF PEAK.  THAILAND

                                                                                        

Basis of guarantee: 3627 RPM
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Turbine LP Speed Correction for Power - Curve # 5
BANPA LM6PD GAS OFF PEAK.  THAILAND

LP Turbine Shaft Speed (RPM)



                                                                                        

Basis of guarantee: 0.8
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Power Factor (DIM)

Power Factor Correction for Power - Curve # 6
BANPA LM6PD GAS OFF PEAK.  THAILAND

                                                                                        

Basis of guarantee: 37.225 (Btu/SCF)/SQRT(R)
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Modified Wobbe Index - (Btu/SCF)/SQRT(R)

Modified Wobbe Index Correction for Power - Curve # 7
BANPA LM6PD GAS OFF PEAK.  THAILAND

                                                                                        

Basis of guarantee: 91.4F
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Combined Ambient Temperature & Relative Humidity Correction for Heat Rate  - Curve # 8
BANPA LM6PD GAS OFF PEAK.  THAILAND

Ambient Temperature (F)

                                                                                        

Basis of guarantee: 51.8F
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

On Peak CIT Chilled Point Correction for Off Peak Heat Rate - Curve # 9
BANPA LM6PD GAS OFF PEAK.  THAILAND

On Peak Chilled Compressor Inlet Temperature - °F



                                                                                        

Basis of guarantee: 14.627 PSIA
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Ambient Pressure - PSIA

BANPA LM6PD GAS OFF PEAK.  THAILAND
Ambient Pressure Correction for Heat Rate - Curve # 10

                                                                                        

Basis of guarantee: 10.94 inH2O
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

BANPA LM6PD GAS OFF PEAK.  THAILAND
Exhaust Loss Correction for Heat Rate - Curve # 11

Exhaust Loss - in H2O

                                                                                        

Basis of guarantee: 3627 RPM
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Turbine LP Speed Correction for Heat Rate - Curve # 12
BANPA LM6PD GAS OFF PEAK.  THAILAND

LP Turbine Shaft Speed (RPM)

                                                                                        

Basis of guarantee: 0.8
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Power Factor (DIM)

Power Factor Correction for Heat Rate - Curve # 13
BANPA LM6PD GAS OFF PEAK.  THAILAND



                                                                                        

Basis of guarantee: 37.225 (Btu/SCF)/SQRT(R)
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Modified Wobbe Index - (Btu/SCF)/SQRT(R)

Modified Wobbe Index Correction for Heat Rate - Curve # 14
BANPA LM6PD GAS OFF PEAK.  THAILAND

                                                                                        

Basis of guarantee: 1
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Throttle Push Correction for Power - Curve # 15
BANPA LM6PD GAS OFF PEAK.  THAILAND

POWER/POWER@GUAR

                                                                                        

Basis of guarantee: 1
Do not use for other site elevations - corrections valid for named site only.

Throttle Push Correction for Heat Rate - Curve # 16
BANPA LM6PD GAS OFF PEAK.  THAILAND

POWER/POWER@GUAR
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สําเนาหนังสือจากการนิคมอตุสาหกรรมฯ  เร่ืองสถานีตรวจวดั 

คุณภาพอากาศแบบอตัโนมัต ิ(AQMS) 
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แผนการบํารุงรักษา (Maintenance Plan) 



Capacity Dispatch to EGAT
(Net 110.2 Mwe) (Contract 90 Mwe)

2565(2022) 6-Feb GT2 Borescope inspection & VSV 12,500 hrs. @66,500 FH. (Semi-annual Inspection 4000 hrs. by GE) 56 33
24-Apr GT1 Borescope inspection @70,500 FH. (Semi-annual Inspection 4000 hrs. by GE 56 33
10-Jul GT2 Borescope inspection @70,500 FH. (Annual Inspection 8000 hrs. by GE) 56 33

22-27 Oct GT1 HSE 25,000 hrs. & VSV 12,500 hrs. @75,000 FH. and STG1 Minor overhaul @75,000 FH. - -
2566(2023) 8-Jan GT2 Borescope inspection @75,000 FH. (Semi-annual Inspection 4000 hrs. by GE) 56 33

12-Mar GT1 Borescope inspection @79,000 FH. (Semi-annual Inspection 4000 hrs. by GE) 56 33
8- 11 Jul GT2 HSE 25,000 hrs. & VSV 12,500 hrs. @79,000 FH. 56 33

3-Sep GT1 Borescope inspection @83,000 FH. (Annual Inspection 8000 hrs. by GE) 56 33
2567(2024) 7-Jan GT2 Borescope inspection @83,000 FH. (Semi-annual Inspection 4000 hrs. by GE) 56 33

3-Mar GT1 Borescope inspection & VSV 12,500 hrs. @87,500 FH. (Semi-annual Inspection 4000 hrs. by GE) 56 33
9-Jun GT2 Borescope inspection @87,500 FH. (Annual Inspection 8000 hrs. by GE) 56 33
8-Sep GT1 Borescope inspection @91,500 FH. (Annual Inspection 8000 hrs. by GE) 56 33

2568(2025) 1 - 16 Feb
GT1 Borescope inspection @95,500 FH. (Semi-annual Inspection 4000 hrs. by GE), GT2 Borescope inspection & VSV 12,500 hrs. @91,500 
FH. (Semi-annual Inspection 4000 hrs. by GE) and  STG1 Major overhaul @100,000 FH. 0 0

8-Jun GT2 Borescope inspection @95,500 FH. (Annual Inspection 8000 hrs. by GE) 56 33
2-5 Aug GT1 Major Overhaul @100,000 FH. (Spare engine 192-132 instead 192-300) 56 33
16-Nov GT2 Borescope inspection @99,500 FH. (Semi-annual Inspection 4000 hrs. by GE) 56 33
7-Dec GT1 Borescope inspection & VSV 12,500 hrs. @104,000 FH. (Spare engine192-132)  (Semi-annual Inspection 4000 hrs. by GE) 56 33

2569(2026) 7 - 10 Feb GT1 Swap engine @106,000 FH (192-300 instead Spare engine 192-132) 56 33
6 - 9 Jun GT2 Major Overhaul @103,500 FH. (Spare engine 192-132 instead 192-303) 56 33

5-Jul GT1 Borescope inspection @108,000 FH. (Semi-annual Inspection 4000 hrs. by GE) 56 33
4-Oct GT2 Borescope inspection @107,500 FH. (Spare engine192-132) (Annual Inspection 8000 hrs. by GE) 56 33

10 - 13 Dec GT2 Swap engine @109,500 FH. (192-303 instead Spare engine 192-132) 56 33

Bangpa-In Cogenaration Limited's 5 years Maintenance Plan(BIC1)
Year Plan outage Activity

Capacity Dispatch to EGAT
(Net 110.2 Mwe) (Contract 90 Mwe)

12-Jun GT3 Borescope inspection @41,500 FH. (Annual Inspection 8000 hrs. by GE) 56 33
19-Jun GT4 Borescope inspection @41,500 FH. (Annual Inspection 8000 hrs. by GE) 56 33
11-Dec GT3 Borescope inspection @45,500 FH. (Semi-annual Inspection 4000 hrs. by GE) 56 33
18-Dec GT4 Borescope inspection @45,500 FH. (Semi-annual Inspection 4000 hrs. by GE) 56 33

10-13 Jun GT3 Major overhaul @50,000 FH.  (Spare engine 192-132 instead 192-330) 56 33
26-Jun GT4 Borescope inspection @49,500 FH. (Annual Inspection 8000 hrs. by GE) 56 33
5-Nov GT3 Borescope inspection @54,000 FH. (Spare engine192-132)  (Semi-annual Inspection 4000 hrs. by GE) 56 33

9 - 12 Dec GT4 Major overhaul @54,000 FH. (Engine 192-330 instead 192-333) 56 33
2-Jun GT4 Borescope inspection @58,000 FH. (Semi Inspection 4000 hrs. by GE) 56 33

15 - 18 Jun GT3 Swap engine @58,000 FH. (Engine 192-333 instead Spare engine 192-132) 56 33
14 - 22 Dec GT3 Borescope inspection @62,000 FH. (Semi Inspection 4000 hrs. by GE) & GT4 Borescope inspection @62,000 FH. (Annual 

Inspection 8000 hrs. by GE) and STG Minor overhaul @66,000 FH.
0 0

18-May GT4 Borescope inspection & VSV 12,500 hrs. @66,500 FH. (Semi-annual Inspection 4000 hrs. by GE) 56 33
15-Jun GT3 Borescope inspection @66,000 FH. (Annual Inspection 8000 hrs. by GE) 56 33
23-Nov GT4 Borescope inspection @70,500 FH. (Annual Inspection 8000 hrs. by GE) 56 33
14-Dec GT3 Borescope inspection & VSV 12,500 hrs. @70,500 FH. (Semi-annual Inspection 4000 hrs. by GE) 56 33
25-Apr GT4 Borescope inspection @74,500 FH. (Semi-annual Inspection 4000 hrs. by GE) 56 33
12-Jul GT3 Borescope inspection @74,500 FH. (Annual Inspection 8000 hrs. by GE) 56 33
8-Nov GT4 HSE & VSV 12,500 hrs.  @79,000 FH.  (8000 hrs. by GE) 56 33

20-Dec GT3 Borescope inspection @78,500 FH. (Semi-annual Inspection 4000 hrs. by GE) 56 33

2566(2023)

2567(2024)

2568(2025)

2569(2026)

Bangpa-In Cogenaration Limited's 5 years Maintenance Plan(BIC2)
Year Plan outage Activity

2565(2022)
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แผนผงัแสดงระดบัเสียง (Noise Contour Map) 



T-MTR-222045/SECOT 4                                                                               BIC-T222045-Ns contour-Aug 18-19, 2022 

รูปที ่2 แผนทีแ่ผนผงัแสดงระดับเสียง (Noise Contour Maps) บริเวณโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมบางปะอนิ 
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ภาคผนวก ข.9 

Layout รางระบายนํา้ฝนทีแ่ยกออกจากระบบบําบัดนํา้เสีย 
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ภาคผนวก ข.10 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
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ภาคผนวก ข.11 

 เอกสารวธีิปฏิบัตงิานเร่ืองการจดัการขยะ 
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T-MON-224045/SECOT  BIC-T224045(2H)-App 

ภาคผนวก ข.12 

ใบกาํกบัการขนส่งของเสียอนัตราย และใบเสร็จรับเงนิค่ามูลฝอย 



เพืÉอตัÊงหนีÊแบบไม่อา้งอิงใบสัÉงซืÊอ (AP Invoice without PO) เพืÉอขอเบิกคืนวงเงินสดยอ่ย (Petty Cash Reimbursement)

ชืÉอ-นามสกลุ (Full Name): วนัทีÉ (Date): / /

เลขประจาํตัวพนักงาน (Employee ID): ตาํแหน่ง (Position) : โทรศัพท์ติดต่อ (Telephone):

แผนก (Section): ฝ่าย (Department) : สายงาน (Division):

Internal Order Name: Internal Order No.: ศูนย์ต้นทุน (Cost Center):

เจ้าหนีÊ (Vendor) : สกลุเงนิ (Currency) :

(สาํหรับแผนกการเงิน - For SSC Treasury) กาํหนดชําระเงนิ (Due date) : / /

Est. THB

ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิÉม (Amount before VAT)

ภาษีมูลค่าเพิÉม (VAT amount)

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิÉม (Amount including VAT)

ภาษีหัก ณ ทีÉจ่าย (Withholding Tax)

ราคารวม (Total amount)

ราคารวม (Total amount) <จาํนวนเงินเป็นตวัอกัษร >  

กรณีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยหลายสกุลเงิน ให้แยกใบขออนุมัติค่าใช้จ่ายตามสกุลเงิน (List of request for payment must be in same currency)

ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น
ตวับรรจง ตวับรรจง ตวับรรจง
ตาํแหน่ง-แผนก ตาํแหน่ง-แผนก ตาํแหน่ง-แผนก
วนัทีÉ / / วนัทีÉ / / วนัทีÉ / /06 08 2024 0 08 2024

Ms.Thanyasiri P. Mr. Decha C. Mr. Woravudh A.

Sr. Supervisor - SSC Admin Plant Manager Managing Director

หน่วยงานผู้ขออนุมัติค่าใช้จ่าย (Requestor department)
ขออนุมัติโดย (Requested by) ตรวจสอบโดย (Reviewed by) อนุมัติโดย (Approved by)

1,793.32             

One Thousand Seven Hundred Ninety Three Baht and Thirty Two Satang

1,793.32             

1,676.00             

117.32                

1,793.32

Payment due date: 25/08/2024

ประจําเดือน  กรกฎาคม 2567

ราคาตามใบแจ้งหนีÊ
(Invoice Amount)

ยอดจ่ายสะสม
(Accumulated 

Payment)

ยอดคงเหลือ
(Remaining 

Amount)

1 IV6707350 คา่กาํจดัขยะทัÉวไป (419 กก. @ 4.0 บาท) 57101090 1,676.00             

ลาํดับ
(Item)

เลขทีÉใบแจ้งหนีÊ
(Reference No.)

รายละเอยีด
(Description)

รหัสบัญชี
(GL Account 

Code)

ราคาตามสัญญา
(Contract Price)

ยอดสะสมยกมา
(Previously 

Accumulated 

Payment)

165000

BANGPAIN LAND COMPANY LIMITED THB

0054 Senior Supervisor 035-258-463 ต่อ 1112

 General Admin SSC- Admin

บริษทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัÉน จาํกดั
Bangpa-in Cogeneration Limited

สําหรับผู้ขอ
(For requester)

Ref. No. RFP-1601-ADM-2408-007

ใบขออนุมัติค่าใช้จ่าย (Request for Payment Form)

Ms. Thanyasiri  Phetphichai 06 08 2024

เเ

07      08    2024



ÁพºÉอตัÊงหน̧ÊÂบบÅม่อµ้งอ·งÄบสัÉงซºÊอ�(AP Invoice without PO) ÁพºÉอขอÁบ·กคºนวงÁง·นสดยอ่ย�(Petty Cash Reimbursement)

ชºÉอ-นµมสก»ล�(Full Name): วันท̧É�(Date): / /

ÁลขประจÎµตัวพนักงµน�(Employee ID): ตÎµÂหน่ง�(Position) : Ãทรศัพท์ต·ดต่อ�(Telephone):

Âผนก�(Section): ฝ่µย�(Department) : สµยงµน�(Division):

Internal Order Name: Internal Order No.: ศ¼นย์ต้นท»น�(Cost Center):

Áจ้µหน̧Ê�(Vendor) : สก»ลÁง·น�(Currency) :

(สÎµหรับÂผนกกµรÁง·น�- For SSC Treasury) กÎµหนดชÎµระÁง·น�(Due date) : / /

Est. THB

รµคµก่อนภµษ̧ม¼ลค่µÁพ·Éม�(Amount before VAT)

ภµษ̧ม¼ลค่µÁพ·Éม�(VAT amount)

รµคµรวมภµษ̧ม¼ลคµ่Áพ·Éม�(Amount including VAT)

ภµษ̧หัก�ณ�ท̧Éจ่µย�(Withholding Tax)

รµคµรวม�(Total amount)

รµคµรวม�(Total amount) <จÎµนวนÁง·นÁปÈนตวัอกัษร�>  

กรณ̧ค่µÄช้จ่µยประกอบด้วยหลµยสก»ลÁง·น�Äห้ÂยกÄบขออน»มัต·ค่µÄช้จ่µยตµมสก»ลÁง·น�(List of request for payment must be in same currency)

ลµยÁซÈน ลµยÁซÈน ลµยÁซÈน
ตวับรรจง ตวับรรจง ตวับรรจง
ตÎµÂหน่ง-Âผนก ตÎµÂหน่ง-Âผนก ตÎµÂหน่ง-Âผนก
วนัท̧É / / วนัท̧É / / วนัท̧É / /26 08 2024 27 08 2024

Ms.Thanyasiri P. Mr. Decha C. Mr. Woravudh A.

Sr. Supervisor - SSC Admin Plant Manager Managing Director

หน่วยงµนผ¼้ขออน»มัต·ค่µÄช้จ่µย�(Requestor department)
ขออน»มัต·Ãดย�(Requested by) ตรวจสอบÃดย�(Reviewed by) อน»มัต·Ãดย�(Approved by)

2,289.80             

Two Thousand Two Hundred Eighty Nine Baht and Eighty  Satang

2,289.80             

2,140.00             

149.80                

2,289.80

Payment due date: 25/09/2024

ประจÎµÁดºอน��ส·งหµคม��2567

รµคµตµมÄบÂจ้งหน̧Ê
(Invoice Amount)

ยอดจ่µยสะสม
(Accumulated 

Payment)

ยอดคงÁหลºอ
(Remaining 

Amount)

1 IV6708101 คµ่ก ÎµจดัขยะทัÉวÅป�(535 กก. @ 4.0 บµท) 57101090 2,140.00             

ลÎµดับ
(Item)

Áลขท¸ÉÄบÂจ้งหน̧Ê
(Reference No.)

รµยละÁอ¸ยด
(Description)

รหัสบัญช̧
(GL Account 

Code)

รµคµตµมสัญญµ
(Contract Price)

ยอดสะสมยกมµ
(Previously 

Accumulated 

Payment)

165000

BANGPAIN LAND COMPANY LIMITED THB

0054 Senior Supervisor 035-258-463 ต่อ�1112

 General Admin SSC- Admin

บร·ษทั�บµงปะอ·น�ÃคÁจนÁนอÁรชัÉน�จÎµกดั
Bangpa-in Cogeneration Limited

สÎµหรับผ¼้ขอ
(For requester)

Ref. No. RFP-1601-ADM-2408-019

Äบขออน»มัต·ค่µÄช้จ่µย�(Request for Payment Form)

Ms. Thanyasiri  Phetphichai 26 08 2024

28                08              2024



เพืÉอตัÊงหนีÊแบบไม่อา้งอิงใบสัÉงซืÊอ (AP Invoice without PO) เพืÉอขอเบิกคืนวงเงินสดยอ่ย (Petty Cash Reimbursement)

ชืÉอ-นามสกลุ (Full Name): วนัทีÉ (Date): / /

เลขประจาํตัวพนักงาน (Employee ID): ตาํแหน่ง (Position) : โทรศัพท์ติดต่อ (Telephone):

แผนก (Section): ฝ่าย (Department) : สายงาน (Division):

Internal Order Name: Internal Order No.: ศูนย์ต้นทุน (Cost Center):

เจ้าหนีÊ (Vendor) : สกลุเงนิ (Currency) :

(สาํหรับแผนกการเงิน - For SSC Treasury) กาํหนดชําระเงนิ (Due date) : / /

Est. THB

ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิÉม (Amount before VAT)

ภาษีมูลค่าเพิÉม (VAT amount)

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิÉม (Amount including VAT)

ภาษีหัก ณ ทีÉจ่าย (Withholding Tax)

ราคารวม (Total amount)

ราคารวม (Total amount) <จาํนวนเงินเป็นตวัอกัษร >  

กรณีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยหลายสกุลเงิน ให้แยกใบขออนุมัติค่าใช้จ่ายตามสกุลเงิน (List of request for payment must be in same currency)

ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น
ตวับรรจง ตวับรรจง ตวับรรจง
ตาํแหน่ง-แผนก ตาํแหน่ง-แผนก ตาํแหน่ง-แผนก
วนัทีÉ / / วนัทีÉ / / วนัทีÉ / /

บริษทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัÉน จาํกดั
Bangpa-in Cogeneration Limited

สําหรับผู้ขอ
(For requester)

Ref. No. RFP-1601-ADM-2409-018

ใบขออนุมัติค่าใช้จ่าย (Request for Payment Form)

Ms. Thanyasiri  Phetphichai 25 09 2024

165000

BANGPAIN LAND COMPANY LIMITED THB

0054 Senior Supervisor 035-258-463 ต่อ 1112

 General Admin SSC- Admin

ราคาตามใบแจ้งหนีÊ
(Invoice Amount)

ยอดจ่ายสะสม
(Accumulated 

Payment)

ยอดคงเหลือ
(Remaining 

Amount)

1 IV6709164 คา่กาํจดัขยะทัÉวไป (514 กก. @ 4.0 บาท) 57101090 2,056.00             

ลาํดับ
(Item)

เลขทีÉใบแจ้งหนีÊ
(Reference No.)

รายละเอยีด
(Description)

รหัสบัญชี
(GL Account 

Code)

ราคาตามสัญญา
(Contract Price)

ยอดสะสมยกมา
(Previously 

Accumulated 

Payment)

ประจําเดือน 2567

2,199.92

Payment due date: 25/10/2024

2,056.00             

143.92                

2,199.92             

Two Thousand One Hundred Ninety Nine Baht and Ninety Two Satang

2,199.92             

Ms.Thanyasiri P. Mr. Decha C. Mr. Woravudh A.

Sr. Supervisor - SSC Admin Plant Manager Managing Director

หน่วยงานผู้ขออนุมัติค่าใช้จ่าย (Requestor department)
ขออนุมัติโดย (Requested by) ตรวจสอบโดย (Reviewed by) อนุมัติโดย (Approved by)

25 09 2024 09 2024

เเ

26 27                09            2024



เพืÉอตัÊงหนีÊแบบไม่อา้งอิงใบสัÉงซืÊอ (AP Invoice without PO) เพืÉอขอเบิกคืนวงเงินสดยอ่ย (Petty Cash Reimbursement)

ชืÉอ-นามสกลุ (Full Name): วนัทีÉ (Date): / /

เลขประจาํตัวพนักงาน (Employee ID): ตาํแหน่ง (Position) : โทรศัพท์ติดต่อ (Telephone):

แผนก (Section): ฝ่าย (Department) : สายงาน (Division):

Internal Order Name: Internal Order No.: ศูนย์ต้นทุน (Cost Center):

เจ้าหนีÊ (Vendor) : สกลุเงนิ (Currency) :

(สาํหรับแผนกการเงิน - For SSC Treasury) กาํหนดชําระเงนิ (Due date) : / /

Est. THB

ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิÉม (Amount before VAT)

ภาษีมูลค่าเพิÉม (VAT amount)

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิÉม (Amount including VAT)

ภาษีหัก ณ ทีÉจ่าย (Withholding Tax)

ราคารวม (Total amount)

ราคารวม (Total amount) <จาํนวนเงินเป็นตวัอกัษร >  

กรณีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยหลายสกุลเงิน ให้แยกใบขออนุมัติค่าใช้จ่ายตามสกุลเงิน (List of request for payment must be in same currency)

ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น
ตวับรรจง ตวับรรจง ตวับรรจง
ตาํแหน่ง-แผนก ตาํแหน่ง-แผนก ตาํแหน่ง-แผนก
วนัทีÉ / / วนัทีÉ / / วนัทีÉ / /

บริษทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัÉน จาํกดั
Bangpa-in Cogeneration Limited

สําหรับผู้ขอ
(For requester)

Ref. No. RFP-1601-ADM-2410-016

ใบขออนุมัติค่าใช้จ่าย (Request for Payment Form)

Ms. Thanyasiri  Phetphichai 25 10 2024

165000

BANGPAIN LAND COMPANY LIMITED THB

0054 Senior Supervisor 035-258-463 ต่อ 1112

 General Admin SSC- Admin

ราคาตามใบแจ้งหนีÊ
(Invoice Amount)

ยอดจ่ายสะสม
(Accumulated 

Payment)

ยอดคงเหลือ
(Remaining 

Amount)

1 IV6710272 คา่กาํจดัขยะทัÉวไป (496 กก. @ 4.0 บาท) 57101090 1,984.00             

ลาํดับ
(Item)

เลขทีÉใบแจ้งหนีÊ
(Reference No.)

รายละเอยีด
(Description)

รหัสบัญชี
(GL Account 

Code)

ราคาตามสัญญา
(Contract Price)

ยอดสะสมยกมา
(Previously 

Accumulated 

Payment)

ประจําเดือน  ตุลาคม 2567

2,122.88

Payment due date: 25/11/2024

1,984.00             

138.88                

2,122.88             

Two Thousand One Hundred Twenty Two Baht and Eighty Eight Satang

2,122.88             

Ms.Thanyasiri P. Mr. Decha C. Mr. Woravudh A.

Sr. Supervisor - SSC Admin Plant Manager Managing Director

หน่วยงานผู้ขออนุมัติค่าใช้จ่าย (Requestor department)
ขออนุมัติโดย (Requested by) ตรวจสอบโดย (Reviewed by) อนุมัติโดย (Approved by)

25 10 2024 25 10 2024

เเ



เพืÉอตัÊงหนีÊแบบไม่อา้งอิงใบสัÉงซืÊอ (AP Invoice without PO) เพืÉอขอเบิกคืนวงเงินสดยอ่ย (Petty Cash Reimbursement)

ชืÉอ-นามสกลุ (Full Name): วนัทีÉ (Date): / /

เลขประจาํตัวพนักงาน (Employee ID): ตาํแหน่ง (Position) : โทรศัพท์ติดต่อ (Telephone):

แผนก (Section): ฝ่าย (Department) : สายงาน (Division):

Internal Order Name: Internal Order No.: ศูนย์ต้นทุน (Cost Center):

เจ้าหนีÊ (Vendor) : สกลุเงนิ (Currency) :

(สาํหรับแผนกการเงิน - For SSC Treasury) กาํหนดชําระเงนิ (Due date) : / /

Est. THB

ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิÉม (Amount before VAT)

ภาษีมูลค่าเพิÉม (VAT amount)

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิÉม (Amount including VAT)

ภาษีหัก ณ ทีÉจ่าย (Withholding Tax)

ราคารวม (Total amount)

ราคารวม (Total amount) <จาํนวนเงินเป็นตวัอกัษร >  

กรณีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยหลายสกุลเงิน ให้แยกใบขออนุมัติค่าใช้จ่ายตามสกุลเงิน (List of request for payment must be in same currency)

ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น
ตวับรรจง ตวับรรจง ตวับรรจง
ตาํแหน่ง-แผนก ตาํแหน่ง-แผนก ตาํแหน่ง-แผนก
วนัทีÉ / / วนัทีÉ / / วนัทีÉ / /25 11 2024 25 11 2024

Ms.Thanyasiri P. Mr. Decha C. Mr. Woravudh A.

Sr. Supervisor - SSC Admin Plant Manager Managing Director

หน่วยงานผู้ขออนุมัติค่าใช้จ่าย (Requestor department)
ขออนุมัติโดย (Requested by) ตรวจสอบโดย (Reviewed by) อนุมัติโดย (Approved by)

1,455.20             

One Thousand Four Hundred Fifty Five Baht and Twenty  Satang

1,455.20             

1,360.00             

95.20                  

1,455.20

Payment due date: 25/12/2024

ประจําเดือน พฤศจิกายน  2567

ราคาตามใบแจ้งหนีÊ
(Invoice Amount)

ยอดจ่ายสะสม
(Accumulated 

Payment)

ยอดคงเหลือ
(Remaining 

Amount)

1 IV6711101 คา่กาํจดัขยะทัÉวไป (340 กก. @ 4.0 บาท) 57101090 1,360.00             

ลาํดับ
(Item)

เลขทีÉใบแจ้งหนีÊ
(Reference No.)

รายละเอยีด
(Description)

รหัสบัญชี
(GL Account 

Code)

ราคาตามสัญญา
(Contract Price)

ยอดสะสมยกมา
(Previously 

Accumulated 

Payment)

165000

BANGPAIN LAND COMPANY LIMITED THB

0054 Senior Supervisor 035-258-463 ต่อ 1112

 General Admin SSC- Admin

บริษทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัÉน จาํกดั
Bangpa-in Cogeneration Limited

สําหรับผู้ขอ
(For requester)

Ref. No. RFP-1601-ADM-2411-013

ใบขออนุมัติค่าใช้จ่าย (Request for Payment Form)

Ms. Thanyasiri  Phetphichai 25 11 2024

เเ



เพืÉอตัÊงหนีÊแบบไม่อา้งอิงใบสัÉงซืÊอ (AP Invoice without PO) เพืÉอขอเบิกคืนวงเงินสดยอ่ย (Petty Cash Reimbursement)

ชืÉอ-นามสกลุ (Full Name): วนัทีÉ (Date): / /

เลขประจาํตัวพนักงาน (Employee ID): ตาํแหน่ง (Position) : โทรศัพท์ติดต่อ (Telephone):

แผนก (Section): ฝ่าย (Department) : สายงาน (Division):

Internal Order Name: Internal Order No.: ศูนย์ต้นทุน (Cost Center):

เจ้าหนีÊ (Vendor) : สกลุเงนิ (Currency) :

(สาํหรับแผนกการเงิน - For SSC Treasury) กาํหนดชําระเงนิ (Due date) : / /

Est. THB

ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิÉม (Amount before VAT)

ภาษีมูลค่าเพิÉม (VAT amount)

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิÉม (Amount including VAT)

ภาษีหัก ณ ทีÉจ่าย (Withholding Tax)

ราคารวม (Total amount)

ราคารวม (Total amount) <จาํนวนเงินเป็นตวัอกัษร >  

กรณีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยหลายสกุลเงิน ให้แยกใบขออนุมัติค่าใช้จ่ายตามสกุลเงิน (List of request for payment must be in same currency)

ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น
ตวับรรจง ตวับรรจง ตวับรรจง
ตาํแหน่ง-แผนก ตาํแหน่ง-แผนก ตาํแหน่ง-แผนก
วนัทีÉ / / วนัทีÉ / / วนัทีÉ / /27 12 2024 27 12 2024

Ms.Thanyasiri P. Mr. Decha C. Mr. Woravudh A.

Sr. Supervisor - SSC Admin Plant Manager Managing Director

หน่วยงานผู้ขออนุมัติค่าใช้จ่าย (Requestor department)
ขออนุมัติโดย (Requested by) ตรวจสอบโดย (Reviewed by) อนุมัติโดย (Approved by)

1,318.24             

One Thousand Three Hundred Eighteen Baht and Twenty Four Satang

1,318.24             

1,232.00             

86.24                  

1,318.24

Payment due date: 25/10/2025

ประจําเดือน ธันวาคม 2567

ราคาตามใบแจ้งหนีÊ
(Invoice Amount)

ยอดจ่ายสะสม
(Accumulated 

Payment)

ยอดคงเหลือ
(Remaining 

Amount)

1 IV6712094 คา่กาํจดัขยะทัÉวไป (308 กก. @ 4.0 บาท) 57101090 1,232.00             

ลาํดับ
(Item)

เลขทีÉใบแจ้งหนีÊ
(Reference No.)

รายละเอยีด
(Description)

รหัสบัญชี
(GL Account 

Code)

ราคาตามสัญญา
(Contract Price)

ยอดสะสมยกมา
(Previously 

Accumulated 

Payment)

165000

BANGPAIN LAND COMPANY LIMITED THB

0054 Senior Supervisor 035-258-463 ต่อ 1112

 General Admin SSC- Admin

บริษทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัÉน จาํกดั
Bangpa-in Cogeneration Limited

สําหรับผู้ขอ
(For requester)

Ref. No. RFP-1601-ADM-2412-014

ใบขออนุมัติค่าใช้จ่าย (Request for Payment Form)

Ms. Thanyasiri  Phetphichai 27 12 2024

เเ
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กจิกรรมมวลชนสัมพนัธ์ (CSR) ประจาํปี พ.ศ.2567 
(ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึธันวาคม พ.ศ.2567) 
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เอกสารการอบรมพนักงานขับรถ 
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วันที่ 4-Sep-24
เวลา 09.10 - 09.25
ผูส้อน Mr Poramet Phungkrathok
สถานที่ หอ้งอบรม CCB

ID Start time Completion time หลกัสตูรทีเ่ขา้อบรม รหสัพนกังาน ชือ่-สกุล (ภาษาองักฤษ) แผนก

1 9/4/24 8:47:36 9/4/24 8:48:14 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0013 Mr Sutep Sookjan Management System Development (ISO)

2 9/4/24 8:53:13 9/4/24 8:53:30 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0110 Mr Tanetpon Wongkrod Maintenance

3 9/4/24 8:53:35 9/4/24 8:53:58 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0036 Mr Chareng Baibua Operation

4 9/4/24 8:53:49 9/4/24 8:54:12 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0064 Mr Nikom Jaimulwong Maintenance

5 9/4/24 8:53:43 9/4/24 8:54:17 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0073 Ms Rosmalin  Manmanee Maintenance

6 9/4/24 8:54:41 9/4/24 8:57:04 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0119 Mr Ravipon Thongthab Maintenance

7 9/4/24 8:56:05 9/4/24 8:57:15 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0115 Mr Manoon Ngidchaiyaphum Corp & SSC Procurement

8 9/4/24 8:55:22 9/4/24 8:57:31 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0113 Mr Panuwat Saikrajang Maintenance

9 9/4/24 8:58:24 9/4/24 8:58:38 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0076 Mr Montee Sasomsub Maintenance

10 9/4/24 8:59:45 9/4/24 9:00:18 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0114 Acting sub lt. Prapat Rodkongruay Maintenance

11 9/4/24 9:00:05 9/4/24 9:00:21 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0101 Mr Arthit Pimharn Maintenance

12 9/4/24 9:01:13 9/4/24 9:01:58 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0045 Mr Chanon Phochawwang Operation

13 9/4/24 9:04:04 9/4/24 9:04:27 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0118 Mr Jirayu Thapinta Operation

14 9/4/24 9:06:01 9/4/24 9:13:50 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0102 Mr Yogton Senagusd Maintenance

15 9/4/24 9:15:01 9/4/24 9:15:16 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0044 Mr Mongkol Khunharn Operation

16 9/4/24 9:16:45 9/4/24 9:17:07 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0117 Mr Phubadin Piriyothinkul Operation

17 9/4/24 9:29:59 9/4/24 9:30:35 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0041 Mr Sorapong Rungrug Operation

18 9/4/24 9:37:56 9/4/24 9:38:10 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0027 Mr Yotin Puanoi Operation

19 9/4/24 9:40:26 9/4/24 9:41:30 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0020 Mr Kosin Thongkaew Operation

20 9/4/24 9:41:31 9/4/24 9:41:52 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0098 Mr Pirapat Changkeaw Operation

21 9/4/24 9:42:03 9/4/24 9:42:23 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0018 Ms Mallika Thipvoratham Safety, Health and Environment

22 9/4/24 10:10:48 9/4/24 10:11:14 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0031 Ms Kanlapangha Khumwong Operation

23 9/4/24 10:41:36 9/4/24 10:42:02 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0069 Mr Sukrit Trakarnviroj Maintenance

24 9/4/24 10:47:35 9/4/24 10:47:52 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0091 Mr Watchara Buapeng Maintenance

25 9/4/24 10:47:35 9/4/24 10:47:52 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0012 Mr Decha Chantawee Plant

26 9/4/24 10:47:35 9/4/24 10:47:52 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0014 Mr Adirek Deelert Maintenance

27 9/4/24 10:47:35 9/4/24 10:47:52 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0024 Mr Anuwat Sasakul Operation

28 9/4/24 10:47:35 9/4/24 10:47:52 อบุตัเิหตจุาการใชร้ถยนต์ 0077 Mr Thanit Sophajit Maintenance
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เอกสารหลกีเลีย่งการขนส่งสารเคมีในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน 



PURCHASE ORDER
BIC 1
Date : 10-JAN-2024

Purchase Order No. : 2600003840

Bill To/Consignee Name&Address :
Company Name : BANGPA-IN COGENERATION LIMITED.
Address : 587 Sutthisarn Winitchai Road,

Ratchadaphisek,
Dindaeng, Bangkok 10400

Tel : +66-0-2275-3327-9 Tax ID : 0105552021486
Vendor : 1000564 บริษทั สยาม พีวเีอส เคมิคอลส์ จาํกดั

86/1 อาคารไทยวรีวฒัน์ ชัÊน 17
ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลาํภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Tel : 02-8608920 Fax : 02-8608917
Email :

Ship&Delivery Goods/Documents To :
Plant Name : 1601 BANGPA-IN COGENERATION CO., LTD.
Plant Address : 456 Moo. 2 Khlong Chik

Bangpa - in Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160
Tel : 02-8608920 Fax : 02-8608917
Please Contact : K.Kanlaphangha
Department Requestor : 101 Operation
Incoterm : DDP BIC Plant
Payment Term :Within 30 Days Due Net
Delivery Date : 31-DEC-2024

Remark : *** Please attach PO copy when deliver goods/services, billing and receive cheque ***
*** Please inform the receiver 1-2 days prior before deliver goods/services to aware no recipient ***

Total Price : (THB) 546,600.00

Total Discount : (THB) 0.00

VAT : (THB) 38,262.00

Grand Total : (THB) 584,862.00

NOTE:
1. Vendor shall return acknowledgement of this PO, By Fax or Email to plant office within 3 days.
2. Delivery point: at Purchase's Warehouse (If oversea, Delivery point shall follow Incoterms.
3. Unless otherwise agreed by Purchase payment shall be count after completion of delivery.
4. Delivery Time Delays, Purchaser shall be entiled to liquidated damages paid at rate of 0.1% pay day of
delay not to exceed 10% of the total purchase amount of the delayed item.

5. Purchaser may, without prior notice to vendor, terminate this PO. Incase of price and /or condition
changed.

6. All vendors invoice shall appear this PO Number and attach PO on all invoice.
7. Billing on every 10th and 25th time 13:00 to 16:30. Cheque will be received on 10th and 25th of the next
month.

8. Cheque is paid one a month. If the payment day falls on holiday, cheque will be collected on the next

( FIVE HUNDRED EIGHTY-FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED SIXTY-TWO )

Purchaser

Date

Nathee Sookniran

Approved

Natchar Saksucharita
SSC PCM Sr.GM

Date

Vendor

Date

Original = Purchase

Item Material No. Description Qty Unit Unit Price Amount (THB)

Page 2/2

PURCHASE ORDER
BIC 1
Date : 10-JAN-2024

Purchase Order No. : 2600003840

Bill To/Consignee Name&Address :
Company Name : BANGPA-IN COGENERATION LIMITED.
Address : 587 Sutthisarn Winitchai Road,

Ratchadaphisek,
Dindaeng, Bangkok 10400

Tel : +66-0-2275-3327-9 Tax ID : 0105552021486
Vendor : 1000564 บริษทั สยาม พีวเีอส เคมิคอลส์ จาํกดั

86/1 อาคารไทยวรีวฒัน์ ชัÊน 17
ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลาํภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Tel : 02-8608920 Fax : 02-8608917
Email :

Ship&Delivery Goods/Documents To :
Plant Name : 1601 BANGPA-IN COGENERATION CO., LTD.
Plant Address : 456 Moo. 2 Khlong Chik

Bangpa - in Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160
Tel : 02-8608920 Fax : 02-8608917
Please Contact : K.Kanlaphangha
Department Requestor : 101 Operation
Incoterm : DDP BIC Plant
Payment Term :Within 30 Days Due Net
Delivery Date : 31-DEC-2024

1
PR: 1600005358

Hydrochloric acid(HCl) 35% 24,000.000 KG 2.95 70,800.00

CCR: 165110 GL: 51101002 Requester: KLK
2

PR: 1600005358
Sodium Hypochlorite (NaOCl) 10% 30,000.000 KG 4.10 123,000.00

CCR: 165110 GL: 51101002 Requester: KLK
3

PR: 1600005358
Sodium Hypochlorite (NaOCl) 10%: Option2 90,000.000 KG 3.92 352,800.00

CCR: 165110 GL: 51101002 Requester: KLK

Condition:
A. This Blanket Order will be used for 2024.
B. BIC shall pay with the actual received of each lot.
C. Chemical price was included transportation cost, but excluded VAT.
D. The chemical usage is estimate amount for reference, the actual will be less or higher from PO's quantity depend on the condition of BIC process. That is
not mean guarantee amount.
E. In case of fuel cost increasing, still fix price as agreed
F. หลีกเลีÉยงการขนส่งสารเคมีในช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเวลา Řş.ŘŘ-Š.ŘŘน. และช่วงเวลา řş.ŘŘ-řŠ.ŘŘน.)

- Quotation Reference No.MKT/QTN/ 23/958, date 06-Dec-2023.
- OPT-Dept.
- ขอ้กาํหนดดา้นสิÉงแวดลอ้มและความความปลอดภยั:
ř.ผูร้ับเหมา/ผูร้่วมรับเหมา จะตอ้งจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (Personnel Protective Equipment:PPE) ให้กบัผูท้ีÉเขา้มาปฏิบตัิงานทัÊงในและพืÊนทีÉของบริษั
ท เพืÉอใหเ้กิดความปลอดภยัในขณะทาํงาน
Ś.ผูร้ับเหมา/ผูร้่วมรับเหมา จะตอ้งจดัหาเครืÉองมือ/อุปกรณ์ ทีÉมีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน เมืÉอนาํเขา้มาในพืÊนทีÉของบริษทั
ś.ผูร้ับเหมา/ผูร้่วมรับเหมา จะตอ้งรับผดิชอบในการจดัการค่าใชจ้่ายในการประกนัสุขภาพ/อุบตัิเหตุของพนกังาน ในกรณีทีÉเกิดอุบตัิเหตุในระหวา่งการปฏิบตัิง
าน ซึÉงอยูใ่นความรับผดิชอบของบริษทั
Ŝ.ผูร้ับเหมา/ผูร้่วมรับเหมา จะตอ้งปฏิบตัิตามกฏความปลอดภยัของบริษทัโดยเคร่งครัด และเชืÉอฟังคาํแนะนาํของพนกังานความปลอดภยัของบริษทั
ŝ.ผูร้ับเหมา/ผูร้่วมรับเหมา จะตอ้งจดัการขยะของเสียทีÉเกิดจากการปฏิบตัิงาน โดยปฏิบตัิตามกฏระเบียบของบริษทั หรือจะตอ้งส่งกาํจดัตามทีÉกฏหมายหรือขอ้
บงัคบักาํหนดไว้
Ş.ผูร้ับเหมา/ผูร้่วมรับเหมา จะตอ้งจดัเตรียมขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมี (Safety Data Sheet:SDS) ทีÉนาํเขา้มาใชใ้นระหวา่งการปฏิบตัิงาน
ş.ผูร้ับเหมา/ผูร้่วมรับเหมา จะตอ้งมีการจดัเตรียมระบบการจดัการเหตุฉุกเฉินในระหว่างการปฏิบตัิงาน เช่นระบบดบัเพลิงพืÊนฐาน,การจดัการสารเคมีหกรัÉวไห
ล ในระหวา่งการปฏิบตัิงาน

Original = Purchase

Item Material No. Description Qty Unit Unit Price Amount (THB)

Page 1/2
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F. หลีกเลีÉยงการขนส่งสารเคมีในช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเวลา Řş.ŘŘ-Š.ŘŘน. และช่วงเวลา řş.ŘŘ-řŠ.ŘŘน.)
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แผนการดาํเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ประจาํปี พ.ศ.2567 



No. รายละเอียด Plan ผู้รับผิดชอบ

1 การตรวจสอบด้านความปลอดภยั

1.1 การตรวจสอบความปลอดภยัประจ าเดือน โดย คปอ. Plan คปอ.
Monthly safety inspection by Committee Action

1.2 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  Repert:กรมโรงงาน/แรงงาน Plan ADD
Action

1.3 ตรวจสอบสภาพของถงัดบัเพลิงเคมี/Emergency shower/SCBA Plan ACK
Fier exthinguisher/Emergency Shower/SCBA Inspection Action

2 จัดท ารายงาน

2.1 รายงาน จป.ว Plan ACK
Action

2.2 รายงาน วอ.อก 7,7,1,7.2 Plan ACK
Action

2.3 รายงาน สอ.1 Plan ACK
Action

2.4  สอ.3 Plan ACK
(หลงัตรวจวดัสารเคมีในบรรยากาศ 30 วนั) Action

2.5  แบบ จผส.1 Plan ACK
(หลงัไดรั้บรายงานการตรวจสุขภาพพนกังาน) Action ตามแผนงาน HR

2.6 การสอบสวน และรายงานการเกิดอุบติัเหตุ Plan
(เม่ือมีอุบติัเหตุ/อุบติัการณ์) Action

2.7 ขอ้มูล  Facchem การจดัการความปลอดภยัดา้นสารเคมี Plan KLK
Action

2.8 แบบรายงานความปลอดภยัการเก็บรักษาวตัถุอนัตรายประจ าปี (บฉ.6 ) Plan KLK
(มกราคม-กุมภาพนัธ์ ของทุกปี) Action

2.9 ติดตามรายงาน รว.1,2,3(กรมโรงงาน) Plan 25
66

25
67 KLK

Action
2.10 รายงานปริมาณมลสารท่ีระบายออกจากปล่อง(กนอ.) Plan ACK

Action
2.11 รายงานการใชป้ริมาณการใชส้ารเคมี(กนอ.) Plan ACK

Action
2.12 รายงานตรวจวดัและวิเคราะห์สภาวะการท างานเก่ียวกบัความร้อน Plan ACK

รสส. 1 Action หรือตามแผนสวล
2.13 รายงานตรวจวดัและวิเคราะห์สภาวะการท างานเก่ียวกบัแสงสวา่ง Plan ACK

รสส. 2 Action หรือตามแผนสวล
2.14 รายงานตรวจวดัและวิเคราะห์สภาวะการท างานเก่ียวกบัเสียง Plan ACK

รสส. 3 Action หรือตามแผนสวล
2.15 รายการการฝึกซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ Plan ACK

คปอ.,SHE,
หวัหนา้งาน

แผนงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ. 2567

Jan-67 Feb-67 Mar-67 Apr-67 May-67 Jun-67 Jul-67 Aug-67 Sep-67 Oct-67 Nov-67 Dec-67



No. รายละเอียด Plan ผู้รับผิดชอบ

แผนงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ. 2567

Jan-67 Feb-67 Mar-67 Apr-67 May-67 Jun-67 Jul-67 Aug-67 Sep-67 Oct-67 Nov-67 Dec-67

Action
2.16 รายการEIA Plan ACK

Action

3 การเตรียมความพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน

3.1 การอพยพหนีไฟ และซอ้มดบัเพลิง Plan ACK
Action

3.2 ซอ้มแผนฉุกเฉินก๊าซร่ัว Plan ACK
Action

3.3 ซอ้มแผนฉุกเฉินน ้าท่วม(ร่วมกบันิคม) Plan ACK
Action

3.4 ฝึกซอ้มแผนฉุกเฉินหมอ้น ้าระเบิด Plan ACK
Action การอพยพ

3.5 การซอ้มแผนสารเคมีร่ัวไหล Plan ACK
Action

4 กิจกรรมด้านความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม

4.1 สนทนาดา้นความปลอดภยั Plan ACK
Action

4.2 สปัดาห์ความปลอดภยั Plan คปอ.
Action

4.3 ประชุมคณะกรรมการ EIA Plan ACK
Action

5 ใบอนุญาต

5.1 สถานท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ Plan MLT
หมดอาย ุ31 ธ.ค.66 Action

5.2 ยทุธภณัฑ ์ก๊าซผสม BIC1 Plan MLT
หมดอาย ุ5 ก.ย..67 Action

5.3 ยทุธภณัฑ ์ก๊าซผสม (AQMS) Plan MLT
หมดอาย ุ11 ม.ค..67 Action

5.4 ยทุธภณัฑ ์ก๊าซผสม BIC2 Plan MLT
หมดอาย ุ11 ม.ค..67 Action

5.7 บตัรประจ าตวัผูป้ฏิบติังานสถานท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ Plan BRP, PYH, PPC, WRB SSR,NRA, CNP CYR  PPJ, KRI MLT
BRP, PYH, PPC, WRB, SSR,NRA, CNP, CYR, PPJ, KRI Action

5.8 หนงัสือเห็นชอบตรวจสอบภายในหมอ้น ้าทุกระยะเวลาเกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน Plan MLT
5ปี ต่อการตรวจสอบหน่ึงคร้ัง BIC1 Action

5.9 หนงัสือเห็นชอบตรวจสอบภายในหมอ้น ้าทุกระยะเวลาเกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน Plan MLT
5ปี ต่อการตรวจสอบหน่ึงคร้ัง BIC2 Action

ซอ้มร่วมกบัส านกังานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน



No. รายละเอียด Plan ผู้รับผิดชอบ

แผนงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ. 2567

Jan-67 Feb-67 Mar-67 Apr-67 May-67 Jun-67 Jul-67 Aug-67 Sep-67 Oct-67 Nov-67 Dec-67

5.10 ผูค้วบคุมประจ าหมอ้น ้า  BRP, ANS, CRB, SSR, CNP, CYR, SWV, MMK, KST Plan MLT
หมดอาย ุ31 ธ.ค. 2567 Action

Prepared by................................................................Date...............................   Approved by........................................................................... Date.............................
(นางสาวอจัฉรา  คงสนอง)                                                                                                                            (นายเดชา จนัทว)ี

3/01/2567
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ระเบียบปฏิบัตงิานเร่ืองการส่ือสาร (การรับข้อร้องเรียน) 
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เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมและ
มวลชนสัมพนัธ์ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมบางปะอนิ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RND_03
Rectangle

RND_03
Rectangle

RND_03
Rectangle

RND_03
Rectangle

RND_03
Rectangle

RND_03
Rectangle



RND_03
Rectangle

RND_03
Rectangle

RND_03
Rectangle

RND_03
Rectangle



RND_03
Rectangle



T-MON-224045/SECOT  BIC-T224045(2H)-App 

ภาคผนวก ข.19 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมและ 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
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70-01-P-04 การส่ือสารและมีส่วนร่วมใหค้  าปรึกษา

70-01-P-02 กฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ

70-01-P-01 การควบคุมเอกสารและบนัทึก

2 Knowledge Sharing 70-01-M-01 คู่มือบริหารจดัการ  

76-04-P-03 กระบวนการซ่อมบ ารุง

75-01-P-01 การระบุและประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม

GT-2 SI by IGV DMD & FDBK error and Plant trip due to GT-2 start up 
effect to GT-1 trip by L.E.L turbine room HH

70-01-P-11 การประเมินความเส่ียงองคก์ร

70-01-P-08 การติดตามตรวจสอบและตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้มอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั

70-01-P-06 การปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกนั

Incidents customers power interruption ATP MTN

77-01-P-01 การช้ีบ่งอนัตรายและประเมินความเส่ียง JTT MTN

GT3 alarm “GT L/O Scavenge oil chip detected” -> Chip detector 
(21MBV13CQ030)

CRB OPT

Person Section
Plan

Actual

Training Plan 2024
Jan-24 Feb-24

New Grid code 2566 SWV,ANS OPT

GT-2 trip by "GMVO Resolver A/B failed"

Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24

BIC Training Plan 2024

No

SRR OPT

WTP and Sapaator and plate LP Drum HRSG#3,4 Damage  from FAC KLK OPT

76-03-P-01 การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน ้าและการปฏิบติักรณีไม่เป็นไป
ตามขอ้ก าหนด

STT OPT

76-04-P-04 การควบคุมอุปกรณ์ติดตามตรวจและเคร่ืองมือวดั YTS MTN

Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24Course

70-01-P-09 การน าวสัดุอนัตรายออกนอกโรงงาน PPJ OPT

70-01-P-12 การควบคุมการเปล่ียนแปลง (4M)

GMV Communication failed

การตรวจติดตาม และประเมินการจดัการพลงังาน การทบทวน วิเคราะห์ 
และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน

SPO SSC-Procurement

ขั้นตอนการด าเนินการอนุรักษพ์ลงังาน (พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน - ส่งรายงานการจดัการพลงังานของทุกปี)

SRR OPT
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Safety Awareness talk STS MSD

Energy Conversation talk BRP OPT
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Safety Awareness talk PRP MTN
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Safety Awareness talk ALR MTN

7

Safety Awareness talk ACK SHE35

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Energy Conversation talk BRP OPT36
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STS MSD

SWV OPT

MKK OPT

STN SSC-ADM

KST OPT

NRP CTR

MKK OPT

PYH OPT

WCB MTN

PSR MTN

CRB OPT

ATP MTN

Type
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หมายเหตุ: ทั้งหมด 70 หลกัสูตร
1. Safety & Energy Conservation:  36 หลกัสูตร
2. Knowledge Sharing: 23 หลกัสูตร
3. In-house (ตอ้งส่ง Approve Document  ก่อนอบรม 15 วนั): 2 หลกัสูตร
4. Public In-house: 1 หลกัสูตร
5. Public Training: (ตอ้งส่ง Training Request ก่อนอบรม 30 วนั): 8 หลกัสูตร

MTN,OPT

Type Person Section

BIC Training Plan 2024

Dec-24Jun-24 Jul-24
Plan

Actual

Training Plan 2024
Jan-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24No

3

Course

GT LM6000PD component and operation&Maintenance

STG1&2 component and operation&Maintenance

Feb-24

Date ………………………………. Date ……………………………….

Ms Kattaleeya Paisanpanumas Mr Decha Chantawee
Supervisor - HRBP Plant Manager

Prepared by …………..…………….…… Approve by  …………..…………….……

Mar-24 Apr-24 May-24

2 ADD,NKJ,PNS,ANS MTN,OPT

In-house 1
ADD,JTT,PPR,ANS,

SWV,CRB,MKK,SRR

Public In-house

Public Training

2 NRP CTR

1 Mgr, SL, Leader
Plant,OPT,

MTN

ALL OPT,MTN

สมัมนาร้อยใจผูผ้ลิตไฟฟ้าไทย ประจ าปี 2567

CRM (Customer Relationship Management)

ทบทวนผูค้วบคุมหมอ้ไอน ้า
(จ าเป็นตามกฎหมายทุก 2 ปี)
ทบทวนความปลอดภยัในการท างานในท่ีอบัอากาศ
(จ าเป็นตามกฎหมายทุก 5 ปี)
ผูค้วบคุมก๊าซส าหรับโรงงานใชก้๊าซหรือเก็บก๊าซ ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (จ าเป็นส าหรับการท างาน)

3
PPJ,STT,PPC,NRA,

CYR,NKJ,PYW
OPT,MTN

4 YTS,PPC,PPJ OPT,MTN

PNS,ARR,PBP,JRT OPT,MTN
ดบัเพลิงขั้นตน้
(จ าเป็นตามกฎหมาย)

5 SWV OPT

MNN OPT,MTN

7 MNN OPT,MTN

8

เทคนิคการผจญเพลิง
(จ าเป็นตามแผนฉุกเฉิน)

อบรมการขบัโฟร์คลิฟท์
(จ าเป็นตามกฎหมาย)

Item

6

14

5

การอบรมทบทวนการท างานเก่ียวกบัป้ันจัน่ (Overhead Crane)
(จ าเป็นตามกฎหมาย ทุก 2 ปี)

7-Feb-24 7-Feb-24



T-MON-224045/SECOT  BIC-T224045(2H)-App 

ภาคผนวก ข.23 

แบบบันทึกการฝึกอบรมผู้รับเหมา 



โรงไฟฟ้าบางปะอนิ โคเจนเนอเรช ัÉน

โรงไฟฟ้าบางปะอนิ โคเจนเนอเรช ัÉน

นโยบายสขุภาพและความปลอดภยั

“แต่ละคนมีเพยีงหนึÉงเดยีว
สุขภาพและความปลอดภยัจงึมคีวามสําคญัสูงสุด”

ข้อปฏิบัติด้านความามปลอดภัยฯ
(SAFETY REQUIREMENT)



ข้อปฏบิัติด้านความปลอดภัยฯ

-การอบรมความปลอดภัยและใบอนุญาตเข้าทาํงาน
-กฎพืÊนฐานความปลอดภัย 

-อปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 

-การเตรียมพืÊนทีÉทาํงาน 

-Lock out – Tag out (LOTO)

-การทาํงานทีÉอบัอากาศ
-การทาํงานบนทีÉสูง 

-การติดตัÊง, ซ่อมแซม, แก้ไข เครืÉองมือ เครืÉองจักรและระบบไฟฟ้า
-การทาํงานเกีÉยวกบัไฟฟ้า 
-การทาํงานยก 

ข้อปฏบิัติด้านสิÉงแวดล้อม
-ข้อกาํหนดด้านสิÉงแวดล้อม (Environmental Requirement)

-การปฏบิัติเมืÉอสารเคมรีัÉวไหล (Chemical spill)

ข้อปฏบิัติด้านการป้องกนัอคัคภีัย&

ความมัÉนคง

-งานความร้อนและประกายไฟ (Hotwork)

-เหตุฉุกเฉินด้านอคัคภีัย (Fire emergency)

-ข้อกาํหนดด้านรักษาความปลอดภัย (Security Requirement)

ขอ้ปฏบิตัิในการทาํงานของ โรงไฟฟ้าบางปะอนิ โคเจนเนอเรช ัÉน กฎความปลอดภยัพืÊนฐาน
1. ผู้รับเหมา ผู้ปฏิบัติงาน และคนงาน ทุกคนต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย

2. ต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย และป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด

3. ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามลกัษณะงานและแต่งกายให้
เหมาะสม ติดบัตรทีÉหน้าอกเสืÊอด้านซ้าย

4. ต้องขออนุญาตทํางานตามแต่ละประเภทของงาน และมีใบอนุญาตอยู่ทีÉบริเวณปฏิบัติงาน

5. ห้ามสูบบุหรีÉในพืÊนทีÉโรงไฟฟ้าสูบในจุดทีÉกาํหนดให้เท่านัÊน

6. ห้ามขโมยทรัพย์สิน พกพาอาวุธเข้าพืÊนทีÉโรงไฟฟ้า

7. ห้ามเสพ ห้ามดืÉม หรือนําสารเสพติดของมึนเมา เข้ามาภายในพืÊนทีÉโรงไฟฟ้า

8. ห้ามหยอกล้อ ห้ามนอนพกัในพืÊนทีÉทํางาน

9.ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืÊนทีÉใช้ก๊าซธรรมและพืÊนทีÉการผลติ

10. ห้ามถ่ายรูปในพืÊนทีÉโรงไฟฟ้า (ยกเว้นได้รับอนุญาต)

11. จํากดัความเร็วรถยนต์ทีÉเข้าในพืÊนทีÉไม่เกนิ 20 KM/hr.

12.ห้ามเข้าไปในพืÊนทีÉการผลติ อุปกรณ์เครืÉองจักรก่อนได้รับอนุญาต

13.การเดนิในพืÊนทีÉใช้ชิดขอบถนนด้านซ้าย ห้ามเดนิกระจัดกระจาย

กฎความปลอดภยัพืÊนฐาน การขออนุญาตทาํงาน น (น (Work Permitmit)

ผูร้บัเหมาตอ้งขออนุญาตทาํงานใหถู้กตอ้งตามประเภท ตอ้งผ่าน
เจา้หนา้ทีÉโรงไฟฟ้าทีÉรบัผดิชอบงานน ัÊนแบ่งเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ เจาหนาาทโรงไฟฟาทรบผดชอบงานนนแบหนา

ใบอนุญาตทาํงานทัÉวไปุญ
ใบขออนุญาตทาํงานประกายไฟใ ุญ
ใบขออนุญาตทาํงานทีÉอบัอากาศใ ุญ
ISOLATION LIST

****แนบ บ บ JSA A A สาํหรบังานทีÉอนัตราย าย *

ซึÉงนายจา้งของผูร้บัเหมาจะตอ้งอ้งจดัหาหาและบงัคบัใช ้บใช ้อ้ปุกรณ์รณ์ณ์์์์์์์์์์ป์้องกนัอนัตรายซ ย ข ู บ ม
ส่วนบคุคลอย่างเหมาะสม 

บ บบ ช ปุป ยป
สมสม ไดม้าตรฐานตามกฎหมายกาํหนดและเป็นไปฐ

ตามลกัษณะงานทีÉ
ฎฎฎฐฐฐ

นนททีÉปฏบิตัิอย่างถูกตอ้ง

PPPersonalal PPProtectivee EEEEquipment, t, PPE

PPE E คอื อุปกรณส์าํหรบัผูป้ฎบิตัิงานสวมใส่ขณะทาํงาน เพืÉเพพืÉอป้องกนัุ ู ฎฎ
อนัตรายทีÉอาจจะเกดิขึÊน โดยทีÉผูป้ฎบิตัิงานตอ้งสวมใชอ้ย่อ้อออยยยยย่ยยยา่งถูกตอ้งและทอาจจ เกดขน โดยทผูปฎบตงานตองสวส มใชออยย ถููางถููย

เหมาะสมกบัการป้องอนัตรายทีÉอาจจะเกดิขึÊน

ป้องกนัเทา้หรอื
รองเทา้นริภยั

ป้องกนั
อนัตรายจาก
การหายใจ 

ป้องกนัมือปองกนมอ

ป้องกนัตก
จากทีÉสงู 

ป้องกนัดวงตา
และใบหนา้

แต่งกายชดุยูนฟิอรม์ทีÉรดักุม

ป้องกนัดวงตา

ป้องกนัศรีษะ

ป้องกนั
อนัตรายจาก

ป้องกนัระบบการ
ไดย้นิ ป้

PPE 

ป้ ั ี
ป้องกนัระบบกปอง

ป้

E แบ่งออกเป็นชนดิตามลกัษณะทีÉใชป้้องกนัได ้
การ
ไไดดด้งันีÊ
ร

อ



LOTO หรอื Lock out – Tag Out มีวตัถุประสงค ์เพืÉอใหม้ ัÉนใจว่าขณะทีÉพนกังานตอ้งเขา้
ไปแกไ้ข ซ่อมแซมเครืÉองจกัร พนกังานคนอืÉนจะตอ้งไม่สามารถเดนิเครืÉองจกัรได ้โดยการ

ตดัพลงังานและลอ็คกุญแจ พรอ้มแขวนป้าย

หลกัการสาํหรบัการทาํ ทาํ Lock outou -ut-Tag out

พนกังาน OPT จะเป็นผูต้ดัพลงังานทีÉแหล่งจา่ยและใหส้่วนทีÉเกีÉยวขอ้งทาํการลอ็คกุญแจร่วมทุกคน

ถา้ฝ่าฝืนกฎในการ  Log out Tag out ถอืว่าผดิกฎความปลอดภยั

ผูร้บัเหมาทุกคนทีÉเขา้ทาํงานทีÉแครืÉองจกัร, ระบบอตัโนมตัิ, ระบบไฟฟ้า และอืÉนๆทีÉมี
พลงังานตอ้งทาํการ Lock Out Tag Out

การทาํงานในทีÉอบัอากาศ ตอ้งมีการอบรมใหผู้ท้ีÉเกีÉยวขอ้งทุกคน
ตามวิธีการฝึกอบรมทีÉกฎหมายกาํหนด

“ทีÉอบัอากาศ” หมายความวา่ ทีÉซึÉงมีทางเขา้ออกจาํกดัและมีการระบายอากาศไมเ่พียง
พอทีÉจะทาํใหอ้ากาศภายในอยูใ่นสภาพถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั เชน่ อุโมงค์ ถํ Êา บ่อ หลุม 
ถงันํ Êามนั ถงัหมกั ถงั หรือสิÉงอืÉนทีÉมีลกัษณะคลา้ยกนั • ติดตัÊงป้ายเตือนอนัตราย

“ทีÉอบัอากาศ อนัตราย ห้ามเข้า”

• มีการระบายอากาศทีÉถูกต้องและเพยีงพอ

• ต้องมีระบบการขออนุญาตทาํงานในสถาน
ทีÉอบัอากาศ(Confined Spaces Work Permit)

การเตรียมการก่อนเข้าทีÉอบัอากาศ

ผูป้ฏบิตัิงานบนทีÉสงูตอ้งจดัหามาตรการป้องกนัการตกจากทีÉสงูทีÉเหมาะสมกบัสภาพการทาํงาน
เช่น ตอ้งจดัใหม้ีน ัÉงรา้น, อปุกรณท์าํงานบนทีÉสงูหรอืมาตรการอืÉนๆ ทีÉปลอดภยั ก่อนเขา้ทาํงาน

ปฏบิตัิงาน

การด์กั Êนกนัตก

2. ตอ้งสวมใส่สวมอปุกรณป์้องกนัการตกจากทีÉสงูแบบเต็มตวั

4. หา้มปีนป่ายออกหรือยนืบนราวกนัตกของน ัÉงรา้นหรือรถกระเชา้ 
เพืÉอขึÊนทาํงาน

1.สวมใส่หมวกนิรภยัพรอ้มสายรดัคางตลอดเวลาการทาํงาน

เมืÉอทาํงานบนทีÉสงูตอ้งปฎบิตัิดงันีÊ

3. ขณะทํางานบนทีÉสูงตอ้งคลอ้งเกีÉยวกบัจุดทีÉม ัÉนคงตลอดเวลาการ
ทาํงาน ในตาํแหน่งเหนอืศรีษะ

5. หา้มมิใหผู้เ้หมาทาํงานบนทีÉสงูหรอืบนหลงัคา ในขณะมีพายุฝนหรอืลมแรง



6. ขณะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัการตกจากทีÉสูง แลว้ตอ้งเดินขึÊน-ลง
บนัไดของน ัÉงรา้น ตอ้งจดัเกบ็สายคลอ้งเกีÉยวใหเ้รยีบรอ้ย

7.หา้มโยนวสัดุ,อปุกรณห์รอืเครืÉองมือลงจากทีÉสงู ใหม้ีเชอืกสาํหรบัเคลืÉอนยา้ย
วสัดุขึÊน-ลง

É

8.พืÊนทีÉการทาํงานบนทีÉสงูตอ้งมีแสงสว่างเพยีงพอ

9. พืÊนทีÉการทาํงานบนทีÉสงูตอ้งไม่มีช่องเปิด 12. จะตอ้งมีการจดัใหม้าตรการป้องกนัวสัดุตกหล่น 
จากทีÉสงูทีÉเหมาะสม เพืÉอป้องกนัวสัดุตกลงมาทาํ
อนัตรายบคุคลอืÉน 

11. การทาํงานบนทีÉสงู ถา้ไม่มีจุดคลอ้งเกีÉยวทีÉม ัÉนคง ตอ้ง
ติดต ัÊง Lifeline หรอื จุดยดึทีÉแขง็แรง มัÉนคงและสามารถ
รบันํÊาหนกัผูข้ึÊนไปปฏบิตัิงานได ้

ตาข่าย/Safety net

10.หา้มทาํงานซํÊาซอ้นกนัในทีÉสงู ยกเวน้มีการป้องกนัวสัดุ
ตกหล่นมาดา้นล่าง โดยการติดต ัÊงตาข่ายนิรภยัหรือ
อุปกรณอ์ืÉนทีÉป้องกนัไม่ใหผู้ป้ฏิบตัิงานหรือวสัดุตกจากทีÉ
สงู

 

45-60 cm. 

90-110 cm. 

มาตรฐานการติดต ัÊงน ัÉงรา้น (Scaffold installation)

a. โครงสรา้งแขง็แรงไดร้ะดบัท ัÊงแนวดิÉงและแนวระนาบ

b. พืÊนน ัÉงรา้นปูดว้ยแผ่นเหลก็หรอืไมแ้ขง็และมดัใหม้ ัÉนคงมีความกวา้งพืÊนน ัÉงรา้น
ตอ้งมีแผ่นพืÊนอย่างนอ้ย 35 ซม.

c. ตอ้งคํÊายนัน ัÉงรา้นใหม้ ัÉนคงหรือยดึโยงน ัÉงรา้นกบัส่วนทีÉแข็งแรงของอาคารเพืÉอ
ป้องกนัการเอยีงเซหรอืลม้ลง

d. พืÊนน ัÉงรา้นตอ้งไม่มีช่องว่างหรอืช่องโหว่

e. ราวกนัตกช ัÊนบนสุดของน ัÉงรา้น (Handrail) ช ัÊนบนความสูง 90-110 
เซนติเมตรและช ัÊนกลางความสงู 45-60 เซนติเมตร

f. ช่องเปิดระหว่างช ัÊนของน ัÉงรา้น ตอ้งมีราวก ัÊนคาดกึÉงกลางเพืÉอกนัตก

g. นัÉงรา้นทีÉมีความสูงต ัÊงแต่ 2 ช ัÊนขึÊนไปตอ้งมีฐานรองรบัและคํÊายนัทีÉเพียงพอ
และมัÉนคง

h. ถา้เป็นน ัÉงรา้นแบบเคลืÉอนยา้ย ตอ้งแข็งแรงและมีทีÉล็อคลอ้ สามารถรองรบั
นํÊาหนกัโดยรวมของน ัÉงรา้น

i. ติดตัÊงบนัไดตอ้งยดึมัÉนคง พรอ้มมีราวจบัขณะเดนิขึÊน-ลง

j. หลีกเลีÉยงการบรรทุกนํÊาหนกับนน ัÉงรา้นมากเกินไป เช่น การกองอฐิก่อสรา้ง 
เป็นตน้

ฐ ิ ัÊ

การตรวจสอบความปลอดภยั

1. น ัÉงรา้น 
• ตรวจสอบทุกคร ัÊงทีÉต ัÊงใหม่(ตามราบละเอยีดการตรวจเช็คน ัÉงรา้น)และ พนกังาน

ตรวจสอบสภาพทุกคร ัÊงก่อนใชง้าน

ป้ายตรวจสอบนัÉงรา้น

1.ตรวจสอบโครงสรา้งน ัÉงรา้นและถูกตอ้งตามมาตรฐานก่อนใชง้านอบโครงสรสส า้งน ัÉงรา้นและถกตอ้งตามมาต

3.หา้มทาํการรืÊอถอด แกไ้ข ดดัแปลงส่วนประกอบน ัÉงรา้นโดยไม่ไดร้บัอนุญาต

5.หา้มทาํการเคลืÉอนยา้ยน ัÉงรา้นขณะทีÉมีผูป้ฏบิตัิงาน
อยู่บนน ัÉงรา้น

4.น ัÉงรา้นแบบเคลืÉยนยา้ยได ้(Mobile Scaffold) ตอ้ง
ตรวจสอบสภาพลอ้ใหส้มบรูณแ์ละตอ้งใส่หา้มลอ้ทุก
คร ัÊงเมืÉอน ัÉงรา้นอยู่กบัทีÉ

2.หากติดต ัÊงบนพืÊนดนิจะตอ้งมีการ ปรบัปรงุสภาพดนิ และจดัใหม้ีฐานรองรบัน ัÉงรา้นนํÊาหนกัทีÉแขง็แรง
6.หา้มแบกวสัดโุดยใชม้ือท ัÊงสองขา้ง ขณะขึÊนบนน ัÉงรา้น
7.พืÊนทีÉทาํงานและบนัไดทางเดนิ ตอ้งไม่มีสิÉงกดีขวาง และ ไม่มีคราบนํÊามนั จารบี
8.ตรวจสอบเสน้ทางทีÉจะทาํการเคลืÉอนยา้ยน ัÉงรา้นว่าไม่มีสิÉงใดกดีขวาง
9..จดัเกบ็วสัด,ุ เครืÉองมือลงจากพืÊนน ัÉงรา้นก่อนทาํการเคลืÉอนยา้ย
10.หา้มพนกังานอยู่ดา้นหนา้ของการเคลืÉอนยา้ยน ัÉงรา้น
11. จะตอ้งมีการจดัใหม้าตรการป้องกนัวสัดตุกหล่น จากน ัÉงรา้นทีÉเหมาะสม เพืÉอป้องกนัวสัดตุกลงมาทาํ
อนัตรายบคุคลอืÉน 

ั โ ใ ้ ื ัÊ ้ ึÊ



1.บนัไดทรง A ตอ้งทาํจากวสัดทุีÉเป็นโลหะเท่าน ัÊน

2. ใชง้านบนัไดทรง A ตอ้งใหเ้พืÉอนร่วมงานจบับนัไดตลอดเวลาทีÉยนืทาํงาน

4.ตัÊงบนัไดบนพืÊนราบทีÉราบเสมอกนัเพืÉอใหม้ ัÉนคงและป้องกนัการเคลืÉอนตวั

3.หา้มขึÊนไปยืนบนสุดของบนัได โดยตอ้งเหลือระยะ 3 ข ัÊนนบัจากข ัÊนบนสุด เพืÉอให ้
สามารถเอาตวัเอนไปพงิได ้

5.ขาบนัไดตอ้งกางไดส้ดุและลอ็คได ้

6.ไม่ถอืสิÉงของท ัÊง 2 มือขณะขึÊน/ลง บนัได

7.หา้มใชบ้นัไดทรง A วางพงิกาํแพงหรอืผนงัเพืÉอยนืทาํงาน

8.หา้มวางบนัไดบนพืÊนน ัÉงรา้นหรอืพืÊนทีÉบนทีÉสงูทีÉเปิดโล่ง 

9.หา้มใชบ้นัไดในงานทีÉตอ้งใชแ้รงมาก

การใชบ้นัไดทีÉสงูมากกว่า 2.5 เมตรขึÊนไป อนุญาตใหใ้ชง้านในพืÊนทีÉการทาํงานทีÉไม่สามารถใชน้ ัÉงรา้นหรอื Scissor lift ได ้
เท่าน ัÊน

1.จะตอ้งจดัทาํทางขึÊน-ลง โดยใหอ้ยู่ในสภาพมัÉนคงแขง็แรง เดนิได ้
สะดวก ไม่ตอ้งปีนป่าย และมีราวกนัตก

2. ตอ้งติดต ัÊงตาข่ายกนัตก รองรบับรเิวณทีÉมีการทาํงานก่อนเริÉมงาน

3.ก่อนปฏบิตัิงานบนโครงหลงัคาจะตอ้งจดัทาํ Life line เพืÉอใชเ้กีÉยวคลอ้งเขม็ขดันิรภยั ใหค้รอบคลุม
พืÊนทีÉทีÉทาํงาน

4.เมืÉอมีการทาํงานติดต ัÊงแผ่นหลงัคา จะตอ้งมีการป้องกนัวสัดตุก
หล่น จากทีÉสงูทีÉเหมาะสม รวมถงึติดประกาศใตบ้รเิวณทาํงานและก ัÊน
พืÊนทีÉบรเิวณทาํงาน

6.ตอ้งเสรมิความแขง็แรงของหลงัคาทีÉแตกง่าย

1. เมืÉอจะเขา้ปฏบิตัิงานผูร้บัเหมาตอ้งใหผู้ค้วบคุมงานของมิชลนิ หยุดเครืÉองจกัรก่อนทุกคร ัÊง
และใช ้Lock out และ Tag out ก่อนเขา้ไปปฏบิตัิงาน โดยผูร้บัเหมาจะตอ้งทาํการ Lock 

out และ Tag out ร่วมกบัผูค้วบคุมงานของมิชลนิดว้ย

2. หา้มผูร้บัเหมาใชเ้ครืÉองมืออุปกรณห์รือเครืÉองจกัรของบริษทัฯ ก่อนไดร้บัอนุญาตจากผูม้ี
หนา้ทีÉรบัผดิชอบ

3. ผูร้บัเหมาจะตอ้งปฏบิตัิตามวิธีการทาํงานทีÉปลอดภยั ถา้ไม่ชดัเจน อย่าเสีÉยง ใหส้อบถามผู ้
ควบคุมงานหรอืผูร้บัผดิชอบโครงการก่อน

4. ถา้เขา้ทํางานทีÉหอ้งไฟฟ้า (Electrical Substation) ตอ้งมีการขออนุญาตหน่วยงาน 
Utility ก่อนเขา้ทาํงาน

1. อุปกรณไ์ฟฟ้าทุกชนดิทีÉมีการใชง้าน ตอ้งมีการตรวจสอบ
ก่อนใชง้านทุกคร ัÊง อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน

2.อุปกรณไ์ฟฟ้าทีÉชารดุ หา้มนาํมาใชง้านเดด็ขาด จะตอ้งทาํการซ่อมแซมใหเ้รยีบรอ้ยก่อน 

3.แผงสวิทซ ์ตอ้งอยู่ในแผงไฟฟ้าทีÉปิดสนทิ สามารถกนั
นํÊาได ้และตอ้งมีป้ายเตือนแสดงว่า ระวงัไฟฟ้า

4.จุดเชืÉอมต่อต่างๆ ของสายไฟตอ้งอยู่ในสภาพทีÉด ีหากชารดุตอ้งทาํการแกไ้ขทนัที

5.แผงควบคุม, อปุกรณไ์ฟฟ้าทีÉประจาํจุดงาน เช่น เครืÉอง
ปัÉ นไฟ ตูเ้ชืÉอม เครืÉองดดั-ตดั เหลก็ จะตอ้งมีการติดต ัÊงสาย
ดนิและหลกัดนิ เขา้กบัอุปกรณท์ุกจุดเสมอ

6.เมืÉอเลกิใชง้านอปุกรณ ์จะตอ้งปิดสวิตชท์ีÉตวัเครืÉองมืออปุกรณ ์และถอดสายไฟออกทนัที หา้มเสยีบ
ปล ัËกไฟทิÊงไว ้

7.ปล ัËกพ่วงทีÉใชง้านจะตอ้งวางอยู่ในจุดทีÉไม่มีนํÊา และหากเป็นเสน้ทางทีÉมีรถผ่าน จะตอ้งหาวิธีการ
หลกีเลีÉยงหรอืป้องกนั การทีÉสายไฟไดร้บัความเสยีหาย

8.ไม่ควรต่อพ่วงอุปกรณไ์ฟฟ้ามากเกนิความจาํเป็นเพราะจะทาํใหส้ายไฟ เกดิความรอ้นและสายไฟ
อาจจะละลายจนเกดิการลดัวงจรได ้

9. หา้มถอดอปุกรณป์้องกนัอนัตรายทีÉมากบัเครืÉองมือ, เครืÉองจกัร เดด็ขาด

• เครืÉองมือไฟฟ้าตอ้งไดร้บัการตรวจสอบจากหน่วยงานไฟฟ้า พรอ้มติด
สติËกเกอรป์ระจาํเดอืน

มกราคม - มีนาคม

เมษายน -มิถุนายน

กรกฏาคม-กนัยายน

ตุลาคม -ธนัวาคม



2.ผูท้ีÉปฏบิตัิงานเกีÉยวกบัเครนจะตอ้งผ่านการอบรมตามทีÉกฎหมายกาํหนด

1.เครนและเฮีËยบตอ้งผ่านการตรวจสอบสภาพอปุกรณก์่อนใชง้าน โดยมีเอกสารการตรวจสอบ
ความปลอดภยั (ปจ.2) และอุปกรณง์านยกอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน

4.พืÊนบรเิวณทีÉเครนจะทาํงาน จะตอ้งแน่นพอทีÉจะรองรบันา้หนกัของเครนได ้

3.ตอ้งตรวจสอบชิÊนงานทีÉจะยกกบัความสามารถในการรบันํÊาหนกัของรถยก

6.หา้มเขา้ไปอยู่ใตว้สัดุทีÉทาํการยกเดด็ขาด

5.จดัใหม้ีผูใ้หส้ญัญาณในการยกอย่างชดัเจน

8.ในกรณทีีÉมีการยกชิÊนงานหากเป็นช่วงทีÉมีลมแรงหรอืฝน จะตอ้งหยุดการยกทนัที

7.ตอ้งจดัใหม้ีเชอืกควบคุมชิÊนงานขณะทาํการยกทุกคร ัÊง

9.ในกรณทีีÉมีการยกชิÊนงาน เมืÉอชิÊนงานทีÉยกมีนา้หนกัมากจนผดิปกติจะตอ้งหยุดการยกทนัที 
และตรวจสอบโดยรอบชิÊนงาน และแจง้ใหผู้ค้วบคุมงานทราบทุกคร ัÊง

10.ในกรณมีีการขนยา้ยชิÊนงาน โดยใชย้านพาหนะขนส่ง เช่น รถเทรเลอร ์จะตอ้งจดัผูใ้ห ้
สญัญาณ ขณะรถถอย

11.เมืÉอรถเทรเลอรจ์อดเพืÉอรอใหท้าํการหนุนลอ้ทุกคร ัÊง

ป้ายความปลอดภยัเกีÉยวกบัสารเคมี ป้ายและสญัลกัษณค์วามปลอดภยั

แบ่งเป็น น 33 ประเภท
11.1. ป้ายบงัคบั บ บับ สนีํÊาเงิาเงาาเงิา น
2.222..ป้ายหา้มามา้มสแีดง
3.333..ป้ายเตือนอนอนสเีหลอืง

ข้อปฏิบัติด้านสิÉงแวดล้อมฏขอปฏบตดานสงแวดลอม
(Environmental Requirement)

การคดัแยกขยะ แบ่งเป็น 3 ประเภท คอื

2.ขยะรไีซเคลิ
สาํหรบับรรจุของเสยีทีÉสามารถนาํกลบัไปใชป้ระโยชนใ์หม่ได ้ เช่น เศษกระดาษ 
หนงัสอื, เศษพลาสติก, เศษโลหะ เศษเหลก็, กระป๋อง/ขวดนํÊา ฯลฯ

สาํหรบับรรจุของเสยีทีÉเป็นอนัตราย เช่น สารเคมีทีÉเป็นอนัตราย, หลอดไฟใชแ้ลว้ 
แบตเตอรีÉ-ถ่านไฟฉายทีÉเสืÉอมสภาพ กระป๋องสเปรย,์ เศษผา้เปืÊ อนนํÊามนั ฯลฯ

3.ขยะอนัตราย

1. ขยะทัÉวไป
สาํหรบับรรจุของเสยีทีÉไม่เป็นอนัตรายทัÉวไป เช่น ซองขนม, เปลอืกลกูอม 
ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร, กล่องโฟมบรรจุอาหาร เศษไมช้ิÊนเลก็ๆ

มม ม

ผาเปอนนาม



-ใหป้ฏบิตัิตามกฎหมายดา้นสิÉงแวดลอ้มทีÉประกาศใชใ้นประเทศไทยอย่างเคร่งครดั ผลกระทบหรือ
ความเสยีหายดา้นสิÉงแวดลอ้มทีÉเกดิขึÊนท ัÊงทางตรงและทางออ้ม บรษิทัทีÉเป็นผูว้่าจา้งผูร้บัเหมา/
ผูร้บัเหมาช่วง ทีÉเป็นผูก้ระทาํและก่อใหเ้กดิความเสยีหาย จะตอ้งรบัผดิชอบทุกกรณี

- หา้มทิÊงของเสยีทีÉเป็นของเหลวใส่ถุง และจดัเกบ็อยู่
ใกลร้างนํÊาฝน

- หา้มทิÊงขยะในบรเิวณทีÉไม่ไดก้าํหนด

-หา้มปล่อยนํÊาเสยี สารเคมีและทิÊงขยะทุกประเภทลงใน
รางระบายนํÊาฝนและแหล่งนํÊาธรรมชาติ

กฎและระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นสิÉงแวดลอ้ม

-ถา้ใชส้ารเคมี ตอ้งส่งขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมี (SDS) ใหก้บั SHE ก่อนเริÉมงาน

-ตรวจสภาพรถก่อนนาํเขา้โรงงาน เพืÉอป้องกนัการร ัÉวไหลของนํÊามนัจากรถบรรทุก, รถเครน, รถตกั 
หรอืเครืÉองจกัร

-หา้มนาํเครืÉองจกัร/วสัดุ/อปุกรณท์ีÉมีส่วนประกอบของแร่ใยหิน (Asbestos) เขา้มาใชใ้นโรงงาน

-การจดัเก็บสารเคมีทีÉเป็นของเหลวหรือนํÊามนั ตอ้งมี
ภาชนะรองรบัการหกร ัÉวไหล อย่างเหมาะสม

-การทาสทีุกคร ัÊงตอ้งมีผา้หรือแผ่นพลาสติกรองรบั

เกบ็ใส่ถุงแดงและติดสติËกเกอร์ “ขยะอนัตราย”

หากทาํหรอืพบสารเคมีร ัÉวไหลใหห้าวสัดดุดูซบั (เศษผา้ ทราย ขีÊเลืÉอย ) ดดูซบัสารเคมีและเกบ็

ใสภ่าชนะหรอืถุงบรรจุปิดปากถุงใหม้ิดชดิ ติดสติËกเกอรร์ะบุ “ขยะอนัตราย” แลว้นาํไปทิÊงทีÉลาน
ของเสยี หรอืในพืÊนทีÉทีÉระบุ

การปฏบิตัิเมืÉอสารเคมีร ัÉวไหล

1 ใช้ทรายหรือวสัดุดูดซับล้อมรอบ

กลบให้ทัÉวบริเวณทีÉหก

ใช้นํÊาหรือนํÊายาล้างพืÊนทาํความสะอาด

ข้อปฏิบัติด้านการป้องกนัอคััอคัอคััอคคภีัยฏ
และความมัÉนคง

(Fire & Security Requirement)

1. ใหป้ฏบิตัิตามกฎหมายดา้นอคัคีภยัทีÉประกาศใชใ้นประเทศไทยอย่างเคร่งครดั ผลกระทบ 
หรือความเสียหายดา้นอคัคีภยัทีÉเกิดขึÊน ทัÊงทางตรงและทางออ้ม บริษทัทีÉเป็นผูว้่าจา้ง
ผูร้บัเหมา/ผูร้บัเหมาช่วง ทีÉเป็นผูก้ระทําและก่อใหเ้กิดความเสยีหาย จะตอ้งรบัผิดชอบทุก
กรณี

2. หา้มสบูบุหรีÉในบริเวณอาคารโรงงาน สาํนกังาน และบริเวณทีÉมีป้ายหา้มสบูบุหรีÉ ใหส้บู
ไดเ้ฉพาะในทีÉทีÉมีป้ายกาํหนดใหส้บูเท่าน ัÊน

3. เมืÉอเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไฟไหม ้ใหผู้ร้บัเหมาดบัเพลิงข ัÊนตน้และรายงานเหตุการณ์ต่อผู ้
ควบคุมงานของบริษทัหรือเจา้หนา้ทีÉรกัษาความปลอดภยั หรือเจา้หนา้ทีÉฝ่ายความปลอดภยั ทีÉ
เกีÉยวขอ้งทราบทนัที

4. ใหก้ดสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้(Pull Down) ในกรณทีีÉ
เกดิเหตุเพลงิไหมเ้ท่าน ัÊน

5.หา้มจอดยานพาหนะ หรอืวางอุปกรณก์ดีขวางหวัฉดีนํÊาดบัเพลงิ 
และตูส้ายฉดีนํÊาดบัเพลงิ

6.การทําการทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้ จะมีการแจ้งล่วงหน้าทุกครัÊง
7. ก่อนเริÉมงานทีÉทาํใหเ้กดิความรอ้นและประกายไฟ (Hot work)k) ตอ้งแจง้ขออนุญาตาตเปิด งาน
จาก Control room และแจง้

ความรอนแล ปร กายไย ฟ (H

แจง้งปิดหลงัเสร็จงานทุกครัÊงป ลง สรจง น ุ รง



การซอ้มแผนฉกุเฉิน
8. ตอ้ง เตรียมถงัดบัเพลิงทีÉเหมาะสมไวท้ีÉปฏิบตัิงานอย่างนอ้ย 2 ถงั มีมาตรฐาน มอก. Fire 

rating 6A20B เป็นข ัÊนตํÉา

11. ตอ้ง ทาํงานในพืÊนทีÉทีÉขออนุญาตเท่าน ัÊน

10. อปุกรณท์ีÉใชใ้นงานตดั งานเชืÉอม ตอ้ง อยู่ในสภาพทีÉด ีและเตรยีมฉากกนัสะเกด็ไฟ เช่น 
ผา้กนัไฟ, บลชูีท, ผา้ใบเขยีว หรอืฉากทีÉเป็นโลหะ

9. ผูป้ฎบิตัิงานตอ้งมีความรู ้ความสามารถในการใชถ้งัดบัเพลงิและวิธีการดบัไฟข ัÊนตน้

12. ผูร้บัเหมาจะ ตอ้ง จดัใหม้ีผูเ้ฝ้าระวงัไฟในพืÊนทีÉปฏบิตัิงานอย่างนอ้ย 1 คนตลอดเวลาทาํงาน

13. ถงักา๊ซทีÉบรรจุแรงดนั (Gas cylinder) ทีÉ
นํ า ม า ใ ช ้ ต ้ อ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก) และมีระบุว ัน
ตรวจสอบถงัทีÉยงัไม่หมดอายุภายใน 5 ปี

14. อุปกรณ์และวาล์วถงัก๊าซตอ้งติดอุปกรณ์
ป้องกนัไฟยอ้นกลบั (Flash Arrestor) และวาลว์
กนักลบั (Reverse Flow-Check Valve) จาํนวน 
4 จุด 1

2 3 4

15. การวางหรือขนส่งของเหลวไวไฟ, สารไวไฟ, แกส๊หรือถงัอดัความดนัสงูจะตอ้งมีการ
ผูกมดัใหแ้น่นหนาและการเคลืÉอนยา้ยใหใ้ชร้ถเขน็เท่าน ัÊน หา้มกลิÊงไปกบัพืÊนโดยเดด็ขาด

วธิีใชเ้ครืÉองดบัเพลิง

สลกัออกจากคนับบีโดย

การหมุนสลกัจนตวัยดึขาด

สายหวัฉดีออกจาก

ตวัถงัดบัเพลงิและจบัปลายสายชีÊ
ไปทีÉ ฐานของกองไฟ

คนับบี (เพืÉอใหน้ํÊายาดบัเพลงิพุ่ง

ออกมา)

ปลายสายไปทีÉฐานของเพลงิ ใหน้ํÊายา

ดบัเพลงิพ่นออกไปไดท้ ัÉวๆ....

วิธีการตรวจสอบถงัดบัเพลงิ

√

รปูทีÉ 1 เครืÉองถงัดบัเพลงิในสภาพใชง้านได ้
เข็มชีÊในช่องเขยีว เครืÉองถงัดบัเพลงิในสภาพขดัขอ้ง

รปูทีÉ 2

เข็มชีÊในช่องRECHARGE ซา้ยมือ



จุดรวม
พล

จุดรวมพล
สาํรอง

แผนผงัแสดงจุดรวมพลสําหรับอพยพหนีไฟ
เมืÉอเกดิเหตุไฟไหมแ้ละมีการอพยพหนีไฟ ผูร้บัเหมาตอ้งไปยงั
จุดรวมพลทีÉใกลท้ีÉสดุหรอืปฎบิตัิตามคาํแนะนาํของพนกังานBIC 1.ผู้รับเหมาจะต้องติดต่อแจ้งต่อเจ้าหน้าทีÉรักษาความ

ปลอดภัยก่อนผ่านเข้าบริเวณโรงงานทุกครัÊง เพืÉอทําการ
แลกบัตรผ่านเข้า-ออก

2. ผู้รับเหมาทีÉเข้ามาปฏิบัติงานในโรงงานจะต้องติดบัตร
อนุญาตผ่านเข้า-ออก ตามทีÉกาํหนดไว้ตลอดเวลา

3. การใช้บัตรผ่านเข้า-ออกประตู ให้ใช้เฉพาะบุคคลเท่านัÊน 

4. ห้ามนํากล้องถ่ายรูปหรือเครืÉองบันทึกภาพใดๆ เข้ามา
ภายในโรงงานและห้ามทําการบันทึกภาพและ /หรือ
บันทึกเสียงในเขตบริเวณของบริษัทฯ ด้วยอุปกรณ์ใดๆ ก็
ตาม

5. การนาํสิÉงของออกนอกโรงงานใหป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของบริษทัและจะตอ้งยินยอมให ้
หน่วยรกัษาความปลอดภยัของบริษทัฯ ตรวจคน้กระเป๋าหรือยานพาหนะก่อนเขา้หรือออก
จากบรษิทัฯ

6. หา้มบุคคลใดๆ มุด ปีน หรอืส่งสิÉงของขา้มร ัÊวของบรษิทัฯ 

8.เมืÉอนํารถเขา้มาภายในบริษทัฯ ตอ้งยอมใหเ้จา้หนา้ทีÉรกัษาความปลอดภยัตรวจเช็ค
สิÉงของ,เครืÉองมือ,เครืÉองจกัร,ทีÉผูร้บัเหมานําเขา้มาทุกคร ัÊง (บนัทึกรายการเครืÉองมือ,
เครืÉองจกัร ลงในแบบฟอรม์ดว้ยทุกคร ัÊง)

9.เมืÉอทาํการขนส่งอุปกรณ์เครืÉองมือเรียบร้อยแล้ว ให้นํารถไปจอดด้านนอกโรงงงาน 

ห้ามจอดบริเวณหน้างานหรือด้านข้างโรงงานโดยเดด็ขาด
10.ไม่อนุญาต ใหน้าํรถยนต์ส่วนบุคคล ทีÉมิไดบ้รรทุกเครืÉองจกัรหรืออุปกรณ ์วิÉงเขา้ไป
ในโรงงานไม่ว่ากรณใีด ๆ ทัÊงสิÊน 

การเขา้ข ้ -ขา้-ออกของยานพาหนะ

A. รถยนตท์ีÉตอ้งการนาํเขา้พืÊนทีÉตอ้งกรอกแบบฟอรข์อขขขอออนาํรถเขา้ และรถยนตทตองการนาเขาพนนทตองกรอกแบบบฟอรขขขขออ
ผ่านการตรวจสภาพความปลอดภยัเบืÊองตน้จาก รปภ

ถออ รถนา
ปภปภปภป .

B. การคน้ยา้ยวสัดตุอ้งกรอกแบบฟอรม์ขนยา้ยวสัดกุ่อนนาํนานานาํนาํเขา้ขข ้ -าาขาขา้-ออก ุ
และตรวจสอบจาก รปภปป .

ุ
ปภปภ.ก่อนออกจากโรงไฟฟ้า

C. ตอ้งแสดงใบขบัขีÉใหถู้กตอ้งตามประเภทยานพาหนะ

การสอบสวนและการรายงานเหตกุารณ์

11.  .  การรายงาน และการสอบสวน
เมืÉอเกิดอุบตัเิหตุจะตอ้งรายงานใหห้วัหนา้งานและเจา้หนา้ทีÉความปลอดภยัทราบทนัท ีและตอ้ง 
ดาํเนินการสอบสวนภายใน 24 ช ัÉวโมง

22.  2.  รายงานการสอบสวน
สรุปรายงานใหเ้สร็จภายใน 3 วนั และสง่ใหผู้ท้ีÉเกีÉยวขอ้งรบัทราบและนาํเขา้ทีÉประชุม
นาํไปแกไ้ขปรบัปรุง และป้องกนัไมใ่หเ้กิดขึÊนอกี 

33.  
ุ

3.  การตรวจติดตาม
ตดิตามผลการป้องกนัและแกไ้ข



บทลงโทษ

ผูร้บัเหมาทีÉกระทาํผดิกฏระเบียบความปลอดภยัของโรงไฟฟ้า จะดาํเนินการ
ดงันีÊ

คร ัÊงทีÉ 1 ทาํหนงัสอืแจง้เตอืน

ครัÊงทีÉ 2 หา้มเขา้พืÊนทีÉโรงไฟฟ้าเป็นเวลา 3 เดอืน

ครัÊงทีÉ 3 หา้มเขา้พืÊนทีÉโรงไฟฟ้า

ขโมยทรพัยส์นิโครงการ ดาํเนนิคดตีามกฎหมาย (ติดคุก)

ขอ้สอบ



 Column1 Column2
1 2 3

267   RMS 8 . .67

268   RMS 8 . .67

269   RMS 8 . .67

270   Egat 11 . .67

271   Egat 11 . .67

272   JPAT 12 . .67

273   Owat  Maid 13 . .67

274   Owat  Maid 13 . .67

275 . .   Owat  Maid 13 . .67

276  PPN 17 . .67

277   Advance 24 . .67

278   Advance 24 . .67

279   25 . .67

280   25 . .67

281   Field Core 27 . .67

282   Field Core 27 . .67

283   Camfill 28 . .67

284   ESCO 28 . .67

285   ESCO 28 . .67

286  ESCO 28 . .67

287   ESCO 28 . .67

288   ESCO 28 . .67

289   ESCO 28 . .67

290   ESCO 28 . .67

291   ESCO 28 . .67

292   ESCO 28 . .67

293   ESCO 28 . .67

294   ESCO 28 . .67

295   ESCO 28 . .67

296   ESCO 28 . .67

297   ESCO 28 . .67

298 ESCO 28 . .67

299 . .   PPN 31 . .67

300   PPN 20 . .67

 Safety  2567
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301   4 . .67

302   P.S Chiller service 4 . .67

303   P.S Chiller service 4 . .67

304   P.S Chiller service 4 . .67

305   P.S Chiller service 4 . .67

306   Focuslab 5 . .67

307   Focuslab 5 . .67

308   Focuslab 5 . .67

309   P.S Chiller service 6 . .67

310   P.S Chiller service 6 . .67

311   P.S Chiller service 7 . .67

312   R S P M 12 . .67

313   R S P M 12 . .67

314   R S P M 12 . .67

315  Zenith 17 . .67

316  Zenith 17 . .67

317   19 . .67

318   19 . .67

319   19 . .67

320   19 . .67

321   19 . .67

322    19 . .67

323    19 . .67

324    19 . .67

325    19 . .67

326    19 . .67

327    19 . .67

328   JST 23 . .67

329   JST 23 . .67

330   JST 23 . .67

331   JST 23 . .67

332   ESCO 4 . .67

333   ESCO 4 . .67

334   ESCO 4 . .67

Page 2 of 5

 Column1 Column2
1 2 3

 Safety  2567

335   ESCO 4 . .67

336   ESCO 4 . .67

337   ESCO 4 . .67

338   ESCO 4 . .67

339   ESCO 4 . .67

340   ESCO 4 . .67

341 Mr.Jordan  Ang Field Core 4 . .67

342 Mr.Mohd Izeham Field Core 4 . .67

343 Mr.Jacky Tie Field Core 4 . .67

344 Mr.Mohamad  Zulhilmi Field Core 4 . .67

345 Mr.Mohamad  Fadzil Field Core 4 . .67

346 Mr.Mohamad  Syamil, Bin Shaari Field Core 4 . .67

347 Mr.Mohamad  Zulfika Field Core 4 . .67

348 Mr.Mohd  Redzan Field Core 4 . .67

349 Mr.Mohamad  Shameer Field Core 4 . .67

350 Mr.Mohamad  Hafidzi Field Core 4 . .67

351 Mr.Selvam Panakrishan Field Core 4 . .67

352 Mr.Piroon  Auttama Field Core 4 . .67

353 Mr.Bandit  Chawalitchaichan Field Core 4 . .67

354 Mr.Kittipong  Prasopkan Field Core 4 . .67

355 Mr.Taveedech  Saitai Field Core 4 . .67

356   Field Core 5 . .67

357   Field Core 5 . .67

358   Field Core 5 . .67

359   Field Core 5 . .67

360   Field Core 5 . .67

361 Mr.Mellcent  Mansuit Field Core 5 . .67

362 Mr.Edy Romzie Field Core 5 . .67

363 Mr.Redisman  Sitohang GE  VERNOVA 4 . .67

364   GE  VERNOVA 5 . .67

365   ESCO 7 . .67

366   ESCO 7 . .67

367   ESCO 7 . .67

368   ESCO 7 . .67
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369   ESCO 7 . .67

370   ESCO 7 . .67

371   ESCO 7 . .67

372 . .   PPN 15 . .67

373   PPN 15 . .67

374   PPN 15 . .67

375   PPN 20 . .67

376   PPN 20 . .67

377   PPN 20 . .67

378   PPN 20 . .67

379 . .   PPN 20 . .67

380 . .   PPN 20 . .67

381 . .   PPN 20 . .67

382   PPN 3 . .67

383   PPN 3 . .67

384    4 . .67

385    4 . .67

386    4 . .67

387    6 . .67

388   6 . .67

389    6 . .67

390    7 . .67

391    7 . .67

392    7 . .67

393    7 . .67

394   ESCO 10 . .67

395   ESCO 10 . .67

396   ESCO 10 . .67

397   ESCO 10 . .67

398   ESCO 10 . .67

399   ESCO 10 . .67

400   ESCO 10 . .67

401   ESCO 10 . .67

402   ESCO 10 . .67

Page 4 of 5

RND_03
Rectangle

RND_03
Rectangle

RND_03
Rectangle

RND_03
Rectangle



 Column1 Column2
1 2 3

 Safety  2567

403   ESCO 10 . .67

404   PPN 16 . .67

405   PPN 16 . .67

406   PPN 16 . .67

407    20 . .67

408    20 . .67

409   PPN 27 . .67

410   J Pat 3 . .67

411   J Pat 3 . .67

412   RSPM 4 . .67

413   RSPM 4 . .67

414   RSPM 4 . .67

415   RSPM 4 . .67

416   RSPM 7 . .67

417   RSPM 7 . .67

418   RSPM 7 . .67

419   NGW 13 . .67

420   Field Core 22 . .67

421   GE-ME 22 . .67

422   GE-ME 22 . .67

423 Mr.Berth  Manley GE  VERNOVA 22 . .67

424   Camfill 22 . .67

425   Camfill 22 . .67

426   PPN 23 . .67

427   PPN 23 . .67

428 . .   PPN 23 . .67

429 . .   PPN 23 . .67

UPDATE            23 - 12 - 2567
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  (Electric 
Shock)Shock) 
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uZXr3csibbPJW/?mibextid=7J6EjN
VIDEO  : 

https://www.facebook.com/share/v/QW
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VIDEO  : 
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1.   (Electric 
Shock) 

1. , 

2.

6

 ( Indirect Contact) ( Direct Contact )



30 mA30 mA

 
 30 mA 

 0.04   5  (150 mA) 
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11.   

22.

3.  RCD (Residual Current Devices) 

30 / 30  /   
4.  (Personnel Protective Equipment) :  
5 :5. :  
6.   2  (Double Insulation)
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 Double Insulation 

 
. 909-2548 

 

(RCBO)  . 

2425-2552 

 (RCCB)

9

 ?

  1  
, , , , 

, , , 
, , 

 

 2         
          (

 
))   , 

,  

10

(Equipment Grounding)  BIC
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ELB Reset ELB

https://fb watch/tpVTSYMFTa/

   ELB Reset ELB

https://www.facebook.com/share/r

12

https://fb.watch/tpVTSYMFTa/
VIDEO  ELB

/Eg5r81LXxxjR97f1/?mibextid=Mk4
v2MVIDEO  ELB



 –  CCR
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 CSR  .  
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Thank YouThank You
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 2 

1. RCBO (Residual current circuit breaker with overcurrent protection) : ( p )

,  

2. RCCB (Residual current circuit breaker) : 
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  Test

https://fb.watch/tpVTSYMFTa/
  Test
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( Grounding Earthing ) ( Equipment( Grounding  Earthing )  
 

  NEC Article 250 “ Grounding ”

  ( Equipment
Grounding )

g
IEC 364 5 54 “ Earthing Arrangement
and Protective Conductors ” .  4 “ 

  -  
  

 ” 

  2   1.  

 

  ( AC
System Grounding )   

     

System Grounding )
  3  1. 

50 V 2.      
  2.    

 50 V 2.
 50 - 1000 V

3.  1 kV
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Root Cause
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Verification
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”

7

    
. 

Chemical reaction

NaOH (Sodium Hydroxy) H2SO4 (Sulfuric Acid) 

    
      

 ammonium 
 /  

  
salts  ( ) (

)
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Chemical reaction

 ( : hydrogen sulfide)    H2S , 
   

   ( )  
 H2S  
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Chemical reaction
GHS Label  H2S  

 

GHS Label

2H2S + 3O2 2SO2 + 2H2O

S di  Sodium 
hydrosulfide  sodium sulfide 

H S + NaOH NaSH + 2H OH2S + NaOH NaSH + 2H2O
NaSH + NaOH Na2S + 2H2O
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Na2S + H2SO4 H2S + Na2SO4
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 (OCCUPATIONAL DISEASE)
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 (OCCUPATIONAL DISEASE)
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• • Sodium ••
•

Hydroxide
• Hydrochloric
acid

•

•
• UV

acid
• Sulfuric acid
• Sodium
hypochlorite
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BIC:  
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 (Confined Space) 
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