
MR-08 หน้า 2-1 

บทที่    ผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม  

 

 

2.1 ผลการดําเนินการตามเง่ือนไขที่ให้โครงการที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ผลการดําเนินการตามเง่ือนไขที่ให้โครงการที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนําเสนอดังตารางที่ 2.1-1 

 

2.2 ผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ผลการดําเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดําเนินการ นําเสนอดังตาราง
ที่ 2.2-1  

 

2.3 ผลการดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนําเสนอดังตาราง
ที่ 2.3-1 
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ตารางที่ 2.1-1  ผลการดําเนินการตามเงื่อนไขที่ให้โครงการที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ตามที่ เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
อาคารพักอาศัย พี.วี. อพาร์ทเมนท์ และรายละเอียดใน
เอกสารแนบอย่างเคร่งครัด 

- นํามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ เส น อ ไว้ ใน ราย งาน ก ารป ระ เมิ น ผลก ระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องมาปฏิบัติตาม 

- ไม่มี  - 

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน
และส่งผลการดําเนินการไปยังหน่วยงานอนุญาต และ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการปฏิบั ติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ใน
รายงานเสนอต่อหน่วยงานอนุญาตคือกรุงเทพมหานคร 
และสํานักงานเขตพญาไท เพื่อนําส่งให้กับสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ต่อไป โดยดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี - 

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานโครงการจะต้องเสนอ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาต
และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบด้านสิ่ งแวดล้อมก่อน
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

- ปั จ จุ บั น โค ร งก า ร ยั ง ไ ม่ มี ค ว าม ป ระ ส งค์ จ ะ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม     

- โครงการได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารตั้งแต่ปี 2533 

เอ กสารขออนุ ญ าตก่ อส ร้ างแสด งดั ง เอ กส าร 
แนบ 2 สําหรับเอกสารรับรองการก่อสร้าง (อ .6) 

สํานักงานการโยธากรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบแล้ว 

- ไม่มี - 
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ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

 ไม่พบเอกสารดังกล่าวเนื่องจากอาคารก่อสร้างมานาน
แล้ว เอกสารการตรวจสอบดังเอกสารแนบ 3 

- หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจะดําเนินการตาม
เงื่อนไข

  

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความ
เดือดร้อนรําคาญจากกิจกรรมการดําเนินหรือโครงการ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ และหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้พิสูจน์ทราบว่า เกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้อง
ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือชดเชยค่าเสียหาย
โดยไม่ชักช้า 

- การดําเนินการของโครงการที่ผ่านมายังไม่ได้รับข้อ
ร้องเรียนใดๆ หากมีข้อร้องเรียนและพิสูจน์ได้ว่าเกิด
จากโครงการ ทางโครงการจะดําเนินการแก้ไขและ
ชดเชยค่าเสียหายโดยไม่ชักช้า 

- ไม่มี - 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1. อุทกวิทยาและคุณภาพนํ้า    

นํ้าทิ้งที่ปล่อยออกจากพื้นที่โครงการ ต้องผ่านระบบ
บําบัดนํ้าเสีย เพื่อให้คุณภาพนํ้าทิ้งได้ตามกฎหมายชุมชน 

- ทางโครงการได้มีระบบบําบัดนํ้าเสียและตรวจวัด
คุณภาพนํ้าก่อนปล่อยออกจากพื้นที่โครงการ  

- ไม่มี - 

2. การคมนาคม 

1) จัดที่จอดรถไว้ภายในพื้นที่โครงการ จํานวน 85 

คัน 

 

 

 

 

- ได้จัดที่จอดรถไว้ภายในพื้นโครงการ โดยแบ่งเป็น
ที่จอดรถยนต์ประมาณ 150 คัน (รวมซ้อนคัน) และ
ที่จอดรถจักรยานยนต์ประมาณ 60 คัน 

- ไม่มี  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ที่จอดรถภายในอาคาร

11/11/67 

ที่จอดรถจักรยานยนต์

11/11/67 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

 

 

   

2) มีที่กั้นถนน เพื่อชะลอความเร็วของรถก่อนออก
จากพื้นที่โครงการ 

- จัดให้มีที่กั้น เพื่อชะลอความเร็วของรถก่อนออก
จากพื้นที่โครงการ 

- ไม่มี  

3) จัดให้มียามรักษาการณ์คอยอํานวยความสะดวก
ด้านการจราจร 

- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและคอยอํานวย
ความสะดวกด้านการจราจร 

- ไม่มี  

  

ที่จอดรถภายนอกอาคาร

11/11/67 

11/11/67 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร 

ที่กั้นเพื่อชะลอความเร็วรถ

11/11/67 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

4) ติดตั้งป้ายสัญญาณการจราจร หรือป้ายเตือนต่างๆ
ที่ชัดเจน 

- ได้ติดป้ายสัญญาณการจราจรและป้ายเตือนด้าน
จราจร พร้อมทั้งได้จัดทําสัญลักษณ์ทิศทางการ
เดินรถไว้บนพื้นทางที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

- ไม่มี 

 
5) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบ

ข้อมูลของโครงการก่อนตัดสินใจเข้าพักว่า โครงการได้
เตรียมพื้นที่จอดรถไว้ให้ผู้มาเช่าพัก 85 คัน  และไม่
รับผิดชอบต่อรถยนต์ของผู้เช่าพักที่จอดนอกเขตที่โครงการ
จัดไว้ให้ 

- มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยก่อนตัดสินใจ
เข้าพักว่า โครงการได้เตรียมพื้นที่จอดรถไว้ภายใน
โครงการอย่างเพียงพอ และไม่มีการจอดรถ
ภายนอกโครงการ 

- ไม่มี 

 

 

 

 
 
 

สัญลักษณ์บนทางพื้นทาง 

11/11/67 

ป้ายสัญญาณจราจร 

11/11/67 

ที่จอดรถภายในอาคาร 

11/11/67 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

3. การใช้นํ้า   
จัดให้มีถังเก็บนํ้าชั้นใต้ดิน ขนาด 40.5 ลบ.ม. และถังเก็บ

นํ้าชั้นดาดฟ้าขนาด 4 ลบ.ม. จํานวน 18 ใบ 

- ได้จัดให้มีถังเก็บนํ้าชั้นใต้ดิน สามารถบรรจุนํ้าได้ 

10 ลบ.ม. และถังเก็บนํ้าชั้นดาดฟ้า จํานวน 14 ใบ 

ซึ่งสามารถบรรจุนํ้ าได้ประมาณ  42 ลบ .ม . ซึ่ง
เพียงพอต่อผู้พักอาศัย 

- ไม่มี 

 

4. การกําจัดมูลฝอย    

1) จัดถังขยะพลาสติกขนาด 200 ลิตร ซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกับถังขยะของกรุงเทพมหานคร โดยมีฝาปิดมิดชิด 

มีที่จับและล้อเลื่อน วางไว้ทุกชั้น ชั้นละ 1 ใบ 

- จัดให้มีถังขยะพลาสติก ขนาด 240 ลิตร ที่ มี
ลักษณะเดียวกับถังขยะของกรุงเทพมหานคร และมี
ฝาปิดอย่างมิดชิดมีที่จับและล้อเลื่อน วางไว้ทุกชั้น 

ชั้นละ 1 ใบ 

- ไม่มี 

 

 

 

 

 

  

 

ถังเก็บนํ้าชั้นดาดฟ้า 

11/11/67 

11/11/67 

ถังขยะประจําชั้น 

ถังเก็บนํ้าชั้นใต้ดิน 

11/11/67 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

2) จัดให้มีแม่บ้านนําถังขยะใบใหม่มาเปลี่ยนและ
เข็นถังขยะเดิมที่มีขยะเต็มแล้วไปไว้ยังห้องพักมูลฝอย
ของโครงการเป็นประจําทุกวัน 

- มีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดถังขยะและเก็บขนขยะ
ไปไว้ที่ห้องพักมูลฝอยเป็นประจําทุกวัน  

- ไม่มี -  

3) ห้องพักขยะขนาดกว้าง 2.4 ม . ยาว 2.71 ม . 

และสูง 2.2 ม. ซึ่งมีผนัง 3 ด้าน และมีประตูเปิด-ปิด 

เพื่อเป็นทางเข้า-ออก 1 ด้าน มีหลังคาคลุม 

- มีห้องพักขยะขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. และสูง 
3 ม. มีประตูเปิด-ปิด จํานวน 1 ด้าน และมีหลังคา
คลุม 

- ไม่มี 

 
4) ทําความสะอาดห้องพักขยะเดือนละ 1 ครั้ง โดยนํ้า
เสียจากการทําความสะอาดห้องพักขยะ จะต้อง
รวบรวมไปบําบัดในระบบนํ้าเสียของโครงการ ก่อน
ระบายออกนอกพื้นที่โครงการ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดห้องพักขยะเป็น
ประจํา เนื่องจากห้องพักขยะเป็นที่เก็บขยะรีไซเคิล
ไม่มีขยะเปียกและขยะที่เป็นอันตราย จึงไม่มีนํ้า
เสียที่เกิดจากการล้างทําความสะอาดห้องพักขยะ 

- ไม่มี - 

 

 

 

11/11/67 

ห้องพักขยะรวม
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

5. การกําจัดนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล    

1) ใช้ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบกรองชนิดเติมอากาศ
แบบสัมผัส (Fixed-Film Aeration) ซึ่งสามารถรองรับ
นํ้าเสียได้ 80 ลบ.ม./วัน 

- ใช้ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบกรองชนิดเติมอากาศ
แบบสัมผัส (Fixed-Film Aeration) ซึ่งสามารถ
รองรับนํ้าเสียได้ 80 ลบ.ม./วัน 

- ไม่มี  

2) ให้มีการควบคุมดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยมีการ
ตรวจตราประจําวัน และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบเป็นประจํา 

- มีการควบคุมดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียและมีการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเป็นประจํา  

- ไม่มี - 

3) ห้ามผู้เช่าพักทิ้งสิ่งแปลกปลอม เช่น ผ้าอนามัย 

ถุงพลาสติก ฯลฯ ลงในโถส้วม รวมทั้งไม่เทผงฆ่าเชื้อ ผง
ขัด หรือสารเคมีลงในโถส้วม หรือสุขภัณฑ์ต่างๆ โดยตรง 
และควรใช้ผงขัด ผงฆ่าเชื้อ สารเคมีในการทําความ
สะอาดในปริมาณที่เหมาะสมและเจือจาง 

- ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์โดยติดป้าย
เตือนไม่ให้ผู้พักอาศัยทิ้งสิ่งแปลกปลอมลงในโถ
ส้วม 

- ไม่มี 

 

 
 
 
 

11/11/67 

ป้ายเตือนห้ามทิ้งสิ่งแปลกปลอม 

ระบบบําบัดนํ้าเสีย

11/11/67 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

4) จัดให้มีการสูบกากตะกอนจากส่วนแยกกากและ
ส่วนเก็บตะกอนส่วนเกินเป็นประจําทุก 2 เดือน 

- ทางโครงการมีการสูบกากตะกอนปีละ 1 

ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 

- เนื่องจากปริมาณตะกอนมีจํานวนน้อย
จึงทําการสูบกากตะกอนปีละ 1 ครั้ง หรือ
หากตรวจสอบพบว่ามีปริมาณตะกอนมาก
ทางโครงการจะทําการสูบกากตะกอน
ทันที 

- 

6. การระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วม    

1) จัดให้มีบ่อหน่วงนํ้าขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. ลึก 

1.5 ม. ซึ่งสามารถรองรับนํ้าได้ 40 ลบ.ม. จํานวน 2 บ่อ 

และเตรียมเครื่องสูบนํ้าขนาด 0.03 ลบ.ม./วินาที จํานวน 

1 เครื่อง เพื่อระบายนํ้าออกจากพื้นที่โครงการ 

- ได้ จั ด ให้ มี บ่ อหน่ วงนํ้ า ซึ่ ง มี ขน าดตาม
มาตรการกําหนด และสามารถรองรับนํ้าได้ 

40 ลบ.ม. เรียบร้อยแล้ว 

- ไม่มี  

2) มีการตรวจตราระบบระบายนํ้า และทําการขุด
ลอกรางระบายนํ้ าและบ่อพักเป็นประจําอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม หรือก่อนเข้าฤดูฝน 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ระบบระบายนํ้าและทําการขุดลอกรางระบาย
นํ้าและบ่อพักเดือนละครั้ง 

- ไม่มี - 

3) ตรวจตราระบบระบายนํ้าเป็นประจําทุกเดือน และ
ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายทันทีที่ตรวจพบ 

- มีการตรวจสอบระบบรางระบายนํ้าเดือนละ
ครั้ง หากตรวจสอบพบว่ามีการชํารุดเสียหาย
จะทําการซ่อมแซมโดยทันที 

- ไม่มี   

 

รางระบายนํ้า

11/11/67 

บ่อหน่วงนํ้า

11/11/67 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

7. การป้องกันอัคคีภัย    

1) จั ด ใ ห้ มี ร ะบ บ สั ญ ญ าณ เตื อ น ภั ย ทุ ก ชั้ น  ซึ่ ง
ประกอบด้วย ระบบตรวจจับควัน (Smoke Detector) 

ระบบตรวจจับความร้อน (Heat Detector) สวิตช์แจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ ซึ่งมีป้ายแสดงว่า “Fire” ที่เห็นชัดเจนและระบบ
สัญญาณเสียง 

- มีระบบสัญญาณเตือนภัยทุกชั้น ได้แก่ ระบบ
ต ร ว จ จั บ ค วั น  Smoke Detector) ร ะ บ บ
ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) สวิตช์
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ซึ่งเป็นแบบดึง และระบบ
สัญญาณเสียงแจ้งเตือน 

 

- ไม่มี  

 

เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง 

11/11/67 

กระดิ่งแจ้งเหตุอัคคีภัย 

11/11/67 

11/11/67 

เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

2) จัดให้มีระบบป้องกันเพลิงไหม้เป็นระบบท่อยืน ถัง
เก็บนํ้าสํารอง หัวรับนํ้าสํารอง และหัวรับนํ้าดับเพลิง ซึ่ง
ประกอบด้วย ตู้อุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ไว้
ทุกชั้น ชั้นละ 1 ตําแหน่ง 

- มีระบบป้องกันเพลิงไหม้ระบบท่อยืน ถังเก็บนํ้า
สํารอง หัวรับนํ้าสํารอง หัวรับนํ้าดับเพลิง และจัด
ให้ มี ตู้ อุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง ไว้ ทุ กชั้ น  ชั้ น ละ  1 

ตําแหน่ง  

- ไม่มี  

 

หัวรับนํ้าดับเพลิง

11/11/67 

ตู้เก็บสายดับเพลิง

11/11/67 

บันไดหนีไฟ 

11/11/67 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

3) จัดเตรียมเครื่องดับเพลิงมือถือไว้ประจําตู้อุปกรณ์
ดับเพลิงทุกชั้น ชั้นละ 1 ตําแหน่ง 

- ได้จัดให้มีเครื่องดับเพลิงมือถือไว้ประจําตู้
อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชั้น ชั้นละ 1 ตําแหน่ง และ
จัดให้มีตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ 

- ไม่มี  

4) จัดให้มีระบบสปริงเกอร์นํ้า ซึ่งเป็นระบบท่อเปียก 

โดยจัดให้มีสปริงเกอร์ในอัตรา 16 ตร.ม./หัว 
- ทางโครงการไม่ได้จัดให้มีระบบสปริงเกอร์นํ้า
เนื่องจากหากมีนํ้ากระจายออกมาอาจเกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้พักอาศัยและ
ของโครงการ 

- ไม่มี - 

5) จัดให้มีบันไดหนี ไฟจากชั้นดาดฟ้าลงสู่ พื้นดิน
จํานวน 2 แห่ง โดยมีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 0.9 ม. (ลูกนอนกว้าง 25 ซม. ลูกตั้งสูง 1.5 ซม. มี
ชานพักกว้าง 1.05 ม. และราวบันได 1 ด้าน) มีลักษณะ
การขึ้น-ลงแบบบันไดในอาคารทั่วไปซึ่งไม่ใช่บันไดเวียน  

- ได้จัดให้มีบันไดหนีไฟจากชั้นดาดฟ้าลงสู่
พื้นดินจํานวน 2 แห่ง มีลักษณะการขึ้น-ลง
แบบบันไดในอาคารทั่วไปซึ่งไม่ใช่บันไดเวียน 

- ไม่มี  

6) ภายในช่องบันไดหนีไฟมีระบบอัดลมอัตโนมัติ 

ภายในความดัน 0.30 มล. ทํางานด้วยระบบไฟฟ้าสํารอง
ฉุกเฉิน 

- จัดให้มีไฟระบบอัดลมอัตโนมัติทํางานด้วย
ระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน 

- ไม่มี -

 

บันไดหนีไฟ

11/11/67 

เครื่องดับเพลิงมือถือประจําตู้อุปกรณ์ดับเพลิง 

11/11/67 



 

 

หน้า 2-14 
MR-08 

ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม     

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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ภาพประกอบมาตรการ 

7) ติดตั้งระบบแสงสว่างอัตโนมัติ มีป้ายบอกชั้น และ
ป้ายเรืองแสงสําหรับบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอก
ของประตูหนีไฟทุกชั้น โดยตัวอักษรมีขนาดความสูง 10 

ซม. 

- ได้ติดตั้งระบบแสงสว่างอัตโนมัติ มีป้ายบอก
ชั้นแต่ละชั้น และมีป้ายบอกทางหนีไฟทุกชั้น 

- ไม่มี  

8) ประตูหนีไฟเป็นเหล็กแผ่น # 16 ภายในกรุด้วย
ฉนวนกันไฟ Rock Wool ทาสีนํ้ามัน ซึ่งเป็นประตูแบบเปิด
เดี่ยว กว้าง 0.9 ม. สูง 2 ม. 

- มีประตูหนีไฟเป็นเหล็กแผ่น ซึ่งมีลักษณะเป็น
ประตูแบบเปิดเดี่ยว 

- ไม่มี   

 

ป้ายบอกชั้นแต่ละชั้น 11/11/67 

ป้ายบอกทางหนีไฟ 

11/11/67 

ประตูหนีไฟ 

11/11/67 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

9) ตรวจสอบการทํางานของระบบป้องกันอัคคีภัยเป็น
ประจําทุก 3 เดือน 

- ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบการทํางาน
ของระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นประจํา หากพบว่า
มีส่วนชํารุดเสียหายจะทําการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน ดังเอกสารแนบ 6 

- ไม่มี - 

10) ประสานงานกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือ
สถานีตํารวจดับเพลิง เพื่อขอความร่วมมือในการอบรมการ
ปฏิบัติ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้แก่พนักงานหรือผู้ที่อยู่อาศัย
อยู่ในโครงการ 

- หากมีกรณี เกิดเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยทาง
โครงการจะดําเนินการประสานงานกับสถานี
ดับเพลิงสทุธิสาร 

- ไม่มี - 

8. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย    

ตรวจตราและดูแลระบบทางด้านสุขาภิบาลต่างๆ ให้
ทํ างานอย่างมีประสิท ธิภาพ เป็ นประจํ า  และมีการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อพบว่ามี
อุปกรณ์ใดเสียหาย ชํารุด หรือขั้นตอนการทํางานใดๆ ที่
บกพร่อง จะต้องเร่งซ่อมแซมแก้ไขทันที 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบทางด้าน
สุขาภิบาลอยู่เป็นประจํา หากตรวจสอบพบว่ามี
อุปกรณ์ใดชํารุดเสียหาย จะทําการซ่อมแซม
แก้ไขทันที 

- ไม่มี - 

9. ทัศนียภาพ 

1) กําหนดให้บริเวณระเบียงห้องพักโดยเฉพาะห้องพัก
ทางทิศใต้ มีการปลูกไม้กระถาง เพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่
สวยงามแก่ตึก 

  

- ทางโครงการได้ปลูกไม้กระถางไว้บ ริเวณ
โดยรอบอาคารพักอาศัย พร้อมทั้งปลูกต้นไม้
บริเวณรอบพื้นที่โครงการเพื่อเพิ่มทัศนียภาพให้
สวยงามแก่อาคารพักอาศัย 

 

- เนื่องจากระเบียงห้องพักอาศัยมีลักษณะ
แบบ ทึบจึ งไม่ เหมาะแก่ การปลูก ไม้
กระถาง  

 

 ต้นไม้รอบบริเวณอาคารพักอาศัย 

11/11/67 



 

 

หน้า 2-16 
MR-08 

ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นไม้ที่ปลูกไว้บริเวณอาคาร 

11/11/67 

ต้นไม้บริเวณส่วนกลางของโครงการ 

07/07/67 

11/11/67 

ไม้กระถางบริเวณทางเข้าโครงการ 



 

 

หน้า 2-17 
MR-08 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม     

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

2) เลื อ ก ใช้ สี แ ล ะ วัส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อสายตา โดยใช้สี อ่อนๆ และวัสดุ ที่ ไม่
สะท้อนแสงมาก 

- ทางโครงการได้เลือกใช้สีและวัสดุก่อสร้างที่ไม่
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสายตา และใช้สีของ
อาคารพักอาศัยเป็นสีอ่อนไม่สะท้อนแสง 

- ไม่มี  

3) จัดสวนหย่อมซึ่งปูหญ้าญี่ปุ่นไว้บริเวณด้านหน้า
โครงการ และปลูกต้นลั่นทมตามแนวรั้วด้านหน้า
โครงการ และปลูกไม้ประดับต่างๆ ได้แก่ ต้นหลิว 
พุดพิชญา ผกากรอง พลับพลึงขาว ต้นแก้ว และฤษี
แปลงกาย ในบริเวณสวนหย่อม 

- บริเวณด้านหน้าโครงการได้จัดเป็นพื้นที่พักผ่อน
หย่อนใจแก่ผู้พักอาศัย และปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้น
อโศกอินเดีย ราชพฤกษ์ พลับพลึงขาว พญาเสือ
โคร่ง ต้นแก้ว มะม่วง ลีลาวดี พญาสัตบรรณ ต้น
ปีบ เป็นต้น 

- เพื่อง่ายต่อการดูแลทางโครงการจึงได้
จัดเป็นสถานที่พักผ่อน นั่งเล่นของผู้พัก
อาศัยแทนการจัดส่วนหย่อมที่ปลูกหญ้า
ญี่ปุ่น 

 

 

ลักษณะและสีของอาคาร 

11/11/67 

ต้นไม้บริเวณด้านหน้าโครงการ 

11/11/67 

ที่พักผ่อนบริเวณด้านหน้าโครงการ 

11/11/67 



 

 

หน้า 2-18 
MR-08 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

4) ปลูกไม้กระถาง ได้แก่ เฟื่องฟ้า ตามมุมของที่
จอดรถ และปลูกต้นเล็บมือนางบริเวณที่จอดรถด้านที่
ติดรั้วที่กั้นฝั่งอาคารเดิม 

- ได้ปลูกไม้กระถาง เช่น เฟื่องฟ้า ต้นคริสต์มาส ลิ้น
มังกร และทองอุไร บริเวณที่จอดรถ 

- ไม่มี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฟื่องฟ้าและทองอุไร 

11/11/67 



 

 

หน้า 2-19 
MR-08 

ตารางที่ 2.3-1  ผลการดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

คุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย    

ให้ตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง จํานวน 2 จุด ได้แก่ นํ้าเข้า
ระบบบําบัดนํ้าเสีย (ส่วนแยกกาก) และนํ้าออกจาก
ระบบบําบัดนํ้าเสีย (บ่อตรวจนํ้าทิ้งก่อนระบายออกจาก
พื้นที่โครงการ) โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดได้แก่ pH, 

BOD, Suspended Solids (SS), Settleable Solids,

Total Dissolved Solids (TDS), Sulfide, TKN แ ล ะ
Oil & Grease ทุกเดือนในช่วง 6 เดือนแรก และทุก 4 

เดือนในระยะต่อไป 

- ทางโครงการได้ตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง จํานวน 2 จุด 

ได้แก่ นํ้าเข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย (ส่วนแยกกาก) และ
นํ้าออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย (บ่อตรวจนํ้าทิ้งก่อน
ระบายออกจากพื้นที่โครงการ) ในวันที่ 2 สิงหาคม 

2567 และวันที่ 13 ธันวาคม 2567 พบว่า ผลการ
ตรวจวัดค่า บีโอดี สารแขวนลอย ที เคเอ็น  และ
ซัลไฟด์ ของตัวอย่างนํ้าที่ออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย 

(บ่อตรวจนํ้าทิ้งก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ) มี
ค่ าไม่ เป็นไปตามเกณ ฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 

2548 (ประเภท ข) ซึ่งดูจากปริมาณนํ้าเสียที่เข้า
ระบบมีปริมาณมาก ดูจากผลการวิเคราะห์ค่า BOD 

TSS และค่า Sulfide ที่สูงอาจเป็นผลมาจากสารซัก
ล้าง เช่น ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน และนํ้ายาล้างแอร์ 
เป็น ต้น  จึงส่งผลต่อความสามารถในการบําบัด
จุลินทรีย์ 

- การดําเนินงานที่ผ่านมากรณีที่พบว่า
ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน หรือกรณีที่ระบบบําบัด
นํ้าเสียทํางานผิดปกติ ทางโครงการจะ
ดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบบําบัด 

- 

 

 


