
เอกสารแนบ 4
เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม



น.4/1

Administrator
Rectangle



   

ANALYSIS REPORT 

.................................................. ..................................................... 
(Miss Suthida Issara) (Miss Thanutruenan Tongbang) 

Analyst  Laboratory Manager 

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY 

F-QP-LA-017-01, Rev.00, August 13,2019 Page 1/1 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดลอม จํากัด 
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD. 

5/45 หมูบานบานกลางกรุง บิซทาวน ซอยศรีนครินทร 46/1 (ปราโมทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250           โทรศัพท 0-2716-3506-7    โทรสาร 0-2716-3507   

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250          Tel: 0-2716-3506-7     Fax:  0-2716-3507 
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ดัชนีที่วิเคราะห หนวย วิธีวิเคราะห 
คาต่ําสุด ผลการวิเคราะห 

คามาตรฐาน1) 
ที่วิเคราะหได 

บอพักน้ําสุดทายกอนปลอย 

ออกสูทอระบายสาธารณะ 
pH - Electrometric Method - 7.3 5-9 
BOD mg/L 5 Day BOD Membrane Electrode <2.0 107 30 

Total Dissolved Solids  mg/L Dried at 103-105 OC <2.5 172 500* 
Total Suspended Solids  mg/L Dried at 103-105 OC <2.5 70 40 

Settleable Solids  ml/L Volumetric Method <0.1 <0.1 0.5 
Sulfide mg/L as H2S  Iodometric Method <1.0 <1.0 1.0 

Oil & Grease mg/L Partition - gravimetric Method <2.0 5.5 20 

TKN2) mg/L as N Kjeldahl Method <1.5 23 35 

เลขปฏิบัติการ WW 2833 

เวลาเก็บตัวอยาง 09:55 น. 

ลักษณะกายภาพ 

ขุน เหลืองออน 

ตะกอนมาก 

ไมมีกลิ่น 
หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด ประเภท ข 

: 2) วิเคราะหโดย UAE  

: * คาเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในนํ้าใชตามปกติ, Total Dissolved Solids (TDS) ของน้ําประปา คือ 244 mg/L 

ชื่อลูกคา : โครงการ ศุภาลัย สวนพลู ซอย 8 
ที่อยู  : ตั้งอยูที่ ซอยสวนพลู 8 เขตสาทร กรุงเทพฯ 
วันเดือนปที่เก็บตัวอยาง : 06/12/2567 วันเดือนปที่วเิคราะห : 09-16/12/2567 
ประเภทตัวอยาง : น้ําทิ้ง วันเดือนปที่รายงาน : 18/12/2567 

รหัสลูกคา : JP-028-4-00 
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