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7. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อม 

7.1 สรุปการวิเคราะหคุ์ณภาพนํÊาทิÊง 

 โครงการได้ทาํการเก็บตัวอย่างนํÊาทีÉบ่อตรวจคุณภาพนํÊาของโครงการ เดือน กรกฎาคม ถึง 

ธนัวาคม 2567 พบว่า 

 คา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่า คา่ความเป็นกรด-ดา่ง เป็นกรดอ่อนถึง เบสอ่อน pH 7.3-7.6 

เมืÉอเปรียบเทียบกับมาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท  ก. พบว่า ไม่เกินค่าเกณฑม์าตรฐาน 

(ประกาศวนัทีÉ 10 ม.ค.2537 pH 5-9 และ ประกาศวนัทีÉ 27 ส.ค.67 pH 5.5-9.0) 

 ค่าตะกอนละลาย (TDS) พบว่า มีค่าต ํÉาทุกเดือนมีค่าอยู่ในช่วง 162-345 มก./ลิตร เมืÉอ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ก. พบว่า อยู่ในเกณฑค์่ามาตรฐานฯ 

(ประกาศวนัทีÉ 10 ม.ค.2537 TDS/500 มก./ลิตร และ ประกาศวนัทีÉ 27 ส.ค.67 TDS/1000 มก./ลิตร ) 

 ค่าตะกอนแขวนลอย (SS)  พบว่า มีค่า ค่อนข้างตํÉาอยู่ในช่วง 11-17 มก./ลิตร  และเมืÉอ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ก. พบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

(ประกาศวนัทีÉ 10 ม.ค.2537 SS/30 มก./ลิตร และ ประกาศวนัทีÉ 27 ส.ค.67 SS/30 มก./ลิตร) 

 คา่ตะกอนจมตวั (Settleable Solids) พบว่า มีคา่คอ่นขา้งต ํÉา ทกุเดือนนอ้ยกว่า 0.1 มก./ลิตร และ

เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ก. พบว่า อยู่ในเกณฑค์า่มาตรฐานฯ

(ประกาศวนัทีÉ 10 ม.ค.2537 SS/0.5 มก./ลิตร และ ประกาศวนัทีÉ 27 ส.ค.67 SS/ไมก่าํหนดคา่มาตรฐานฯ)  

  ค่าความสกปรก (BOD) พบว่า ค่าความสกปรก อยู่ในช่วง 8.1-14 มก./ลิตร อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน (ประกาศวนัทีÉ 10 ม.ค.2537 BOD/20 มก./ลิตรและ ประกาศวนัทีÉ 27 ส.ค.67 BOD/20มก./ลิตร)  

 ค่าซลัไฟด ์(Sulfide) พบว่า มีคา่ต ํÉา ไม่เกิน ตํÉากว่า 1.0 มก./ลิตรเมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐาน 

การระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ก. พบว่า อยู่ในเกณฑม์าตรฐานฯ(ประกาศวันทีÉ 10 ม.ค.2537 

Sulfide/1.0 มก./ลิตร และ ประกาศวนัทีÉ 27 ส.ค.67 Sulfide/1.0 มก./ลิตร)  

 คา่ไนโตรเจนในรูป TKN พบว่า มีคา่คอ่นขา้งตํÉาอยู่ในช่วง 5.6-23 มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่

มาตรฐาน การระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ก. พบว่า อยู่ในเกณฑม์าตรฐานฯ (ประกาศวนัทีÉ 10 ม.ค.

2537 TKN/35 มก./ลิตร และ ประกาศวนัทีÉ 27 ส.ค.67 TKN/35 มก./ลิตร) 

 ค่าไขมันและนํÊามัน (Oil&Grease) พบว่า มีค่าค่อนข้างต ํÉา มีค่าสูงสุด 20 มก./ลิตร เมืÉอ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ก. พบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ฯ 

(ประกาศวันทีÉ 10 ม.ค.2537 Oil&Grease/30 มก./ลิตร และ ประกาศวันทีÉ 27 ส.ค.67 Oil&Grease/30 

มก./ลิตร) 

 สรุปการวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาโดยรวม มีคณุภาพดี ระบบบาํบดันํÊาเสียรวมของโครงการ ดาํเนินการ

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เจา้หนา้ทีÉฝ่ายช่าง มีความรูค้วามชาํนาญในการตรวจสอบระบบบาํบดันํÊาเสียเป็น

อย่างดี 
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7.2 สรุปการวิเคราะหคุ์ณภาพนํÊาสระว่ายนํÊา (ตรวจวิเคราะหทุ์กเดอืน) 

โครงการได้ทาํการเก็บตัวอย่างนํÊาสระว่ายนํÊา ทัÊงส่วนลึก และส่วนตื Êน ทุกเดือนตัÊงแต่เดือน 

กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 เพืÉอตรวจหาเชื Êอ Total coliform bacteria และ Fecal Coliform bacteria 

พบว่า ส่วนใหญ่ สระว่ายนํÊาทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน ไม่พบเชื ÊอทัÊงสองชนิด ซึÉงอยู่ในเกณฑค์าํแนะนาํของ

คณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉองการควบคมุการประกอบกิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจการอืÉน ๆ 

ในทาํนองเดียวกนั (20 มกราคม 2560) มีเพียงเดือน สิงหาคม 2567 ทีÉส่วนลึกของสระว่ายนํÊาพบเชื ÊอซึÉงเกิน

เกณฑ์มาตรฐานฯ เนืÉองจากช่วงดังกล่าวมีฝนตกหนัก และหลังจากนัÊนทางโครงการไดด้าํเนินการดูด

ตะกอนและดแูลรกัษามาอย่างตอ่เนืÉอง และไม่พบเชื ÊอทัÊงสองชนิดหลงัจากชว่งเวลาดงักล่าว 

 

7.3 สรุปการวิเคราะหคุ์ณภาพนํÊาสระว่ายนํÊา (ตรวจวิเคราะหป์ระจาํปี) 

 โครงการไดท้าํการเก็บตวัอย่างนํÊาสระว่ายนํÊา ประจาํปี ในเดือน เมษายน 2567 ผลทีÉไดน้าํมา

เปรียบเทียบกับค่าคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉองการควบคมุการประกอบ

กิจการสระวา่ยนํÊาหรือกิจการอืÉน ๆ ในทาํนองเดียวกนั ดงันี Ê 

 - คา่ความเป็นกรด-ดา่ง มีคา่เป็นเบสทัÊงส่วนลกึและสว่นตื Êน มีคา่ 7.6 และ 7.7 ตามลาํดบั ซึÉงอยู่ใน

เกณฑค์า่คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุฯ 

 - ค่าคลอรีนอิสระ มีค่า 1.0 และ 0.7 มก./ลิตรทัÊงสองส่วน ซึÉงอยู่ในเกณฑ์ค่าคาํแนะนําของ

คณะกรรมการสาธารณสขุฯ 

 - คา่คอมบายคลอรีน ทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน มีคา่คอ่นขา้งต ํÉา นอ้ยกว่า 0.1 มก./ลิตร ซึÉงต ํÉากว่าคา่

คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุฯ 

 - ค่าความเป็นด่าง ทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน มีค่าสูงเท่ากับ 72 และ 66 มก./ลิตร ตามลาํดบั ซึÉงต ํÉา

กว่าเกณฑค์า่จากคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุฯ 

 - คา่ความกระดา้ง Total Hardness พบว่ามีคา่ความกระดา้งของนํÊาคอ่นขา้งต ํÉา 84 และ 76 มก./

ลิตร สระวา่ยนํÊาทัÊงส่วนลกึและสว่นตื Êน มีคา่ต ํÉากว่าคา่คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุฯ 

 - กรดไซยานูริก พบว่า สระว่ายนํÊาส่วนลึก และส่วนตื Êน มีคา่ 21 และ 26 มก./ลิตร มีคา่ ต ํÉากว่าค่า

คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุฯ 

 - คา่คลอไรด ์ทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน มีคา่คอ่นขา้งสงูมากเกินกว่าคา่คาํแนะนาํของคณะกรรมการ

สาธารณสขุฯ(ตอ้งไมเ่กิน 600 มก./ลิตร) 

 - แอมโมเนีย ไนโตรเจน สระว่ายนํÊาทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน มีค่าตํÉา 0.14 มก./ลิตร ซึÉงไม่เกินค่า

คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุฯ (ไมเ่กิน 20 มก./ลิตร) 

 - ไนเตรท ไนโตรเจน สระว่ายนํÊาทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน มีคา่ 7.5 และ 5.3 มก./ลิตร  ซึÉงไม่เกินค่า

คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุฯ (ไมเ่กิน 50 มก./ลิตร) 
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 - เชื Êอ E.coli , S.Aureus , Pseudomonas aeruginosa เป็นเชื ÊอทีÉก่อใหเ้กิดโรคทางเดินอาหารและ

โรคผิวหนงัในคน เมืÉอวิเคราะหห์าเชื ÊอทัÊงสามชนิดนี ÊทีÉสระวา่ยนํÊาทัÊงส่วนลกึและสว่นตื Êน ไม่พบทกุเดือน 

 กล่าวโดยสรุป สระว่ายนํÊาของโครงการทัÊงส่วนลึกและส่วนตื Êน เป็นสระกลางแจง้ ไดร้บัแสงแดด

เต็มทีÉและมีระบบฆ่าเชื Êอโรคแบบเกลือ ทางโครงการไดท้าํความสะอาดเป็นประจาํทุกวนั ระบบกรองของ

สระมีประสิทธิภาพดี และผูที้Éมาใชส้ระวา่ยนํÊาปฏิบตัติามกฎระเบียบการใชส้ระว่ายนํÊาเป็นอยา่งดีเนืÉองจาก

ไมพ่บเชื Êอโรค และคา่แอมโมเนีย ไนโตรเจน และไนเตรท ไนโตรเจน มีคา่คอ่นขา้งตํÉามาก ปัจจบุนัมีการเปิด

ใชบ้รกิาร แตย่งัมีจาํนวนผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารตอ่วนัไม่มากนกั 

 

7.4 สรุปผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

 การติดตามตรวจสอบระบบต่าง ๆ ภายในโครงการ พบว่าอยู่ในสภาพดี พรอ้มใชง้าน และอยู่ใน

สภาพดี โครงการมีเจา้หนา้ทีÉฝ่ายช่างคอยตรวจสอบ ดแูล และบาํรุงรกัษา รดนํÊาตน้ไม ้ใส่ปุ๋ ย ตดัแตง่กิÉงให้

เจริญเติบโตดี และกิÉงก้านของตน้ไม้ ไม่มีส่วนทีÉยืÉนออกไปนอกพื ÊนทีÉโครงการ มีการตัดแต่งกิÉงไว้อย่าง

สมํÉาเสมอ ตน้ไมภ้ายในโครงการมีการปลกูเพิÉมเติมใหมี้ความหนาแน่นช่วยเป็นแผงกัÊนเสียงจากภายนอก 

และระบายอากาศภายในโครงการไดเ้ป็นอยา่งดี ใหค้วามรม่รืÉน และสวยงาม 

 นิติบคุคลอาคารชดุ ไดร้ณรงคเ์รืÉองการประหยดัพลงังาน ประหยดันํÊา และกิจกรรมคดัแยกขยะมลู

ฝอย ใหก้ับผูพ้กัอาศยัภายในโครงการและพนักงานโครงการอย่างต่อเนืÉอง และ ปัจจุบนั ทางนิติบุคคล

อาคารชุดของโครงการ ไดเ้พิÉมมาตรการฯในการดแูลผูพ้กัอาศยัและคดักรองโรคติดตอ่ โควิด19 ใหผู้ที้Éเขา้

ออกทุกคน ผ่านจดุคดักรอง โดยการตรวจวดัไข ้และใชเ้จลแอลกอฮอลล์า้งมืออยู่เสมอ และจดัใหแ้ม่บา้น

โครงการเช็ดทาํความสะอาดดว้ยนํÊายาฆ่าเชื Êอ บริเวณทีÉมีผูส้ัมผสั เช่น ลิฟต ์โต๊ะ เกา้อี Ê อ่างลา้งมือ มือจับ

ประต ู และทาํความสะอาดพื ÊนทัÊงภายในและภายนอกอาคาร ทางผูพ้กัอาศยัและพนกังานใหค้วามรว่มมือ

ในมาตรการตา่ง ๆ ของโครงการเป็นไปดว้ยดี 

 ในรอบปี 2567 ทางโครงการไดด้าํเนินการ บาํรุงรกัษาระบบบาํบดันํÊาเสียของโครงการ โดยการเติม

เชื Êอจลุินทรีย ์บาํรุงรกัษาตรวจสอบไวอ้ย่างสมํÉาเสมอ ระบบไฟฟ้าทัÊงโครงการ ระบบประปา ลา้งบ่อสาํรอง

นํÊาใช ้ลา้งระบบบาํบดันํÊาเสีย ลา้งบอ่หนว่งนํÊาและบอ่พกันํÊาตา่ง ๆ ไม่มีเศษวสัดทีุÉทาํใหปิ้ดกัÊนทางระบายนํÊา 

นอกจากนี Êยงัทาํการลา้งเครืÉองปรบัอากาศและหอ้งพกัขยะรวมของอาคารเพืÉอฆ่าเชื Êอโรค ป้องกนัโรคติดตอ่  

และดาํเนินการอบรมดับเพลิงและซ้อมการอพยพหนีไฟ ภายในโครงการประจาํปี 2567 ไว้แล้ว จะ

ดาํเนินการต่อไปในปี 2568 นอกจากนี Êทางโครงการไดร้ณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัไดค้ดัแยกมูลฝอยและจดัเก็บ 

มลูฝอยทีÉสามารถนาํกลบัมารีไซเคิลไดใ้ส่ไวใ้นลงั ทางนิติบคุคลจะนาํไปรีไซเคลิตอ่ไป 

 ในช่วงนี Êฝ่ายช่างอาคารไดท้าํการซ่อมแซมจุดรัÉวซึมของนํÊาบนพื ÊนทีÉชัÊนดาดฟ้าแล้วเสร็จ เป็นพื Êน

เรียบทาสีเขียวและปัจจบุนัไมมี่การรัÉวซมึไปยงัหอ้งดา้นล่างแลว้ 
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1.แหลง่นํÊาผิวดิน คณุภาพนํÊาทิ Êง 

pH , BOD , SS , Settleable Solids , 

TDS , Sulfide , TKN , Oil&Grease ทีÉ

บ่อพักนํÊาก่อนระบายลงท่อระบายนํÊา

ดา้นหนา้โครงการ 

 

อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ควบคุมการระบายนํÊาทิ Êง

จากอาคารประเภท ก. 

 

ทกุเดือน 

 

ภาพทีÉ 4-1 

นิตบิคุคลอาคารชดุ เดอะ

พารค์แลนด ์จรญั-ปิÉนเกลา้ 

อปุกรณภ์ายในระบบบาํบดั 

-เครืÉองสูบนํÊา เครืÉองเติมอากาศ และ

อปุกรณอื์Éน ๆ ทีÉใชก้บัระบบบาํบดันํÊาเสีย 

พรอ้มใชง้านตลอดเวลา เก็บสถิติการทาํงานของ

ระบบบาํบดันํÊาเสีย ทส.1 และ ทส.2 ไวแ้ลว้ 

ทกุเดือน - 

2.ระบบระบายนํÊา เศษหินตะกอนดินในทอ่ระบายนํÊารวม ไมพ่บตะกอนดินในทอ่ระบายนํÊารวม ไมอ่ดุตนั สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 3-40 นิตบิคุคลอาคารชดุ เดอะ

พารค์แลนด ์จรญั-ปิÉนเกลา้ 

3.การจัดการขยะมูลฝอยและ

สิÉงปฏิกลู 

ถงัรองรบัมลูฝอยและหอ้งพกัขยะรวม ไม่มีขยะมลูฝอยตกคา้งในถังขยะและหอ้งพักมูล

ฝอยรวม และทาํความสะอาดอยา่งสมํÉาเสมอ 

สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 3-8 
นิตบิคุคลอาคารชดุ เดอะ

พารค์แลนด ์จรญั-ปิÉนเกลา้ 
สิÉงปฏิกลูและตะกอนจากบอ่เก็บตะกอน สบูเป็นประจาํปี ปัจจบุนัปี 2567 เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 3-25 

4.ระบบป้องกันอัคคีภัยและ

ระบบสญัญาณเตือนภยั 

ระบบป้องกนัอคัคีภยั สภาพดีพรอ้มใชง้าน 3 ครัÊงตอ่เดือน ภาพทีÉ 3-12 นิตบิคุคลอาคารชดุ เดอะ

พารค์แลนด ์จรญั-ปิÉนเกลา้ ระบบเตือนภยั สภาพดี พรอ้มใชง้าน 3ครัÊงตอ่เดือน ภาพทีÉ 3-10 

5.นํÊาใช ้ การแตกรัÉวซมึของท่อประปา ไมมี่รอยแตกรัÉวซมึ ทกุ 1 เดือน ภาพทีÉ 3-22 นิตบิคุคลอาคารชดุ เดอะ

พารค์แลนด ์จรญั-ปิÉนเกลา้ 

6.การใชไ้ฟฟา้ การชาํรุดเสียหายของระบบไฟฟ้าและ

ระบบการเดินสายไฟ 

ไมมี่ไฟฟา้รัÉวหรอืไฟฟา้ลดัวงจร ทกุ 1 เดือน ภาพทีÉ 3-43 นิตบิคุคลอาคารชดุ เดอะ

พารค์แลนด ์จรญั-ปิÉนเกลา้ 

7 . อ า ชี ว อ น า มัย แ ล ะ ค ว า ม

ปลอดภยั 

ระบบสาธารณปูโภคเชน่นํÊาใช ้ อยูใ่นสภาพดี จา่ยนํÊาประปาเป็นปกติ ทกุ 1 เดือน ภาพทีÉ 3-22 

นิตบิคุคลอาคารชดุ เดอะ

พารค์แลนด ์จรญั-ปิÉนเกลา้ 

ระบบสุขาภิบาลของอาคาร เช่น ระบบ

บาํบัดนํÊาเสีย การระบายนํÊา การจดัการ

ขยะมลูฝอย 

ตรวจสอบอยูใ่นสภาพดี พรอ้มใชง้าน 

มีการซอ่มแซมการรัÉวซมึชัÊนดาดฟา้อาคาร 

ทกุ 1 เดือน ภาพทีÉ 3-25 

ภาพทีÉ 3-42 

 

แบบ ตต.3 
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8.การจัดการและดูแลสระว่าย

นํÊา 

โครงสรา้งและความปลอดภยั กระเบื Êองปูพื Êนไม่มีรอยแตกรา้ว พื Êนผนังไม่มีรอย

แตกรา้ว และโครงสรา้งอยูใ่นสภาพดี 

สปัดาหล์ะ1 ครัÊง ภาพทีÉ 3-17 

นิตบิคุคลอาคารชดุ เดอะ

พารค์แลนด ์จรญั-ปิÉนเกลา้ 

อบุตัิเหตบุรเิวณสระวา่ยนํÊา ไมมี่อบุตัิเหตใุนชว่งนี Ê สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 3-17 

ค ว า ม พ ร้อ ม / ส มบู ร ณ์ข อ ง อุป ก ร ณ์

ชว่ยชีวิตประจาํสระวา่ยนํÊา เชน่ ห่วงชชีูพ 

ไมช้ว่ยชีวิต 

อยูใ่นสภาพดี พรอ้มใชง้าน สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 3-18 

ความสะอาดทางเดิน โดยรอบ มีความสะอาดสมํÉาเสมอ ทกุวนั ภาพทีÉ 3-17 

ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบสระว่ายนํÊา

บรเิวณทางเดิน 

มีไฟส่องสวา่งไวแ้ลว้ ทกุวนั ภาพทีÉ 3-17 

เจา้หนา้ทีÉประจาํสระ มีอยูเ่สมอ ทกุวนั ภาพทีÉ 4 

ความสะอาดกระเบื Êองพื Êนผนงัสระ มีความสะอาด ไมมี่ตะไครน่ ํÊาเกาะ สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 3-17 

ป้ายบอกความลกึหรอืเลขบอกความลกึ อยูใ่นสภาพดีไมล่บเลือน เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 3-20 

ป้ายแสดงกฎระเบียบการใชส้ระวา่ยนํÊา ป้ายอยูใ่นสภาพดีไมล่บเลือน เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 3-19 

ป้ายประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของ

โรงพยาบาลหน่วยกูชี้พรวมทัÊงหน่วยงาน

ทีÉเกีÉยวขอ้ง 

จดัเตรยีมไวท้ีÉหอ้งนิติบคุคล เดือนละ 1 ครัÊง - 

แผนฉุก เ ฉินกรณี เ กิดอุบัติ เหตุ และ

ขัÊนตอนปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้

ประสบอบุตัิเหต ุ

มีแผนการไวแ้ลว้และซอ้มทุกปี และติดตัÊงเครืÉอง 

AED ชว่ยเหลือฉกุเฉินติดตัÊงไวท้ีÉหนา้หอ้งนิติบคุคล 

เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 3-11 

ภาพทีÉ 3-36 

คณุภาพนํÊาสระวา่ยนํÊา คา่ความเป็นกรดดา่ง pH  ใช ้pH meter คา่ทีÉไดอ้ยูใ่นชว่ง 7.2-8.4 ทกุวนั ภาพทีÉ 4-3 
นิตบิคุคลอาคารชดุ เดอะ

พารค์แลนด ์จรญั-ปิÉนเกลา้ 
คา่คลอรนีอสิระ Free and Total Chlorine Test Kit ทกุวนั ภาพทีÉ 4-3 

คา่ความเป็นดา่ง (Alkalinity) ตรวจสอบปีละ 1 ครัÊง ทกุวนั ภาพทีÉ 4-2 
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คณุภาพนํÊาสระวา่ยนํÊา ตรวจวัดค่าโคลิฟอรม์ แบคทีเรียทัÊงหมด 

Total Coliform Bacteria ตอ้งนอ้ยกว่า 

10 ตอ่ นํÊา 100 มลิลิลิตร 

ตรวจสอบ พบเชื Êอในเดือนสิงหาคม 2567 ทีÉสว่นลึก

เทา่นัÊนนอกนัÊนอยูใ้นเกณฑท์ัÊงหมด 

เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4-2 

นิตบิคุคลอาคารชดุ เดอะ

พารค์แลนด ์จรญั-ปิÉนเกลา้ 

ตรวจวัดค่าฟีคอลโคลิฟอรม์แบคทีเรีย 

(Fecal Coliform Bacteria) ตอ้งไมพ่บ 

ตรวจสอบ พบเชื Êอในเดือนสิงหาคม 2567 ทีÉสว่นลึก

เทา่นัÊนนอกนัÊนอยูใ้นเกณฑท์ัÊงหมด 

เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4-2 

ค่าคลอรีนทีÉรวมกับสารอืÉน (Combine 

Chlorine) 

ตรวจสอบในเดือน เมษายน 2567 ไวแ้ลว้ ปีละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4-2 

ความเข้มข้นกรดไซยานูริก(Cyanuric 

acid) 

ตรวจสอบในเดือน เมษายน 2567 ไวแ้ลว้ ปีละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4-2 

คา่ความกระดา้ง ตรวจสอบในเดือน เมษายน 2567 ไวแ้ลว้ ปีละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4-2 

ตรว จคว า มเข้มข้น ของแ อมโมเ นี ย 

(Ammonia) 

ตรวจสอบในเดือนมีนาคม 2567  ไวแ้ลว้ ปีละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4-2 

ตรวจความเขม้ขน้ไนเตรท ตรวจสอบในเดือน เมษายน 2567 ไวแ้ลว้ ปีละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4-2 

ตรวจ ค่าคลอไรด ์ ตรวจสอบในเดือน เมษายน 2567 ไวแ้ลว้ ปีละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4-2 

ตรวจวดัแบคทีเรยี E.coli ตอ้งไมพ่บ Multiple tube fementation Techniqueไมพ่บ ปีละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4-2 

ตรวจวัดแบคทีเรีย  Straphylococcus 

aureus ตอ้งไมพ่บ 

Multiple tube fementation Techniqueไมพ่บ ปีละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4-2 

ต ร ว จ วั ด แ บ ค ที เ รี ย  Pseudomonas 

aeroginosa ตอ้งไมพ่บ 

Multiple tube fementation Techniqueไมพ่บ  ปีละ 1 ครัÊง  ภาพทีÉ 4-2 

ตรวจวดัและเติมคลอรนีประจาํ ไมมี่การเติมคลอรนี เป็นระบบเกลือ ทกุวนั ภาพทีÉ 4-2 

เครืÉองกรองนํÊา สภาพดี กรองนํÊาไดใ้สสะอาด 6 เดือน ครัÊง - 
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การล้างทําความสะอาดสระ

วา่ยนํÊา 

บรเิวณสระวา่ยนํÊา ไมมี่ใบไมต้กหลน่  

กระเบื Êองพื Êนผนงัของสระวา่ยนํÊาสภาพดี  

ตะแกรงดกัขยะไมมี่สนิม  

ดดูตะกอนอยา่งสมํÉาเสมอ 

ทกุวนั 

สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง 

3-6 เดือนครัÊง 

เดือนละ 1 ครัÊง 

ภาพทีÉ 3-18 

นิตบิคุคลอาคารชดุ เดอะ

พารค์แลนด ์จรญั-ปิÉนเกลา้ 

9.การคมนาคมขนสง่ จดุติดตัÊงป้ายหรอืสญัลกัษณ ์ อยูใ่นสภาพดีไมล่บเลือน เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 3-3 , 3-4 นิตบิคุคลอาคารชดุ เดอะ

พารค์แลนด ์จรญั-ปิÉนเกลา้ ทางเขา้-ออกโครงการ มีรปภ.ประจาํ 24 ชม.ไมท่าํใหก้ารจราจรติดขดั ทกุวนั ภาพทีÉ 3-16 

10.ทศันียภาพ พื ÊนทีÉสีเขียว ปลูกไมย้ืนตน้ ไมพุ้่มและไมค้ลุมดิน รดนํÊาใส่ปุ๋ ย

อยา่งสมํÉาเสมอ เจรญิเติบโตดี 

เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 3-1 

นิตบิคุคลอาคารชดุ เดอะ

พารค์แลนด ์จรญั-ปิÉนเกลา้ 

ทรงพุม่ของตน้ไม ้ มีทรงพุม่เจรญิเติบโตดี และมีความหนาแน่น เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 3-1 

อาคารโครงการ ไม่มีผู้พักอาศัยต่อเติม มีเพียงการซ่อมแซมทาสี

อาคารใหม ่

ระยะรน่เป็นไปตามทีÉกฎหมายกาํหนด 

เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 3-2 

11.เรืÉองรอ้งเรยีน สาํนกังานนิติบคุคล ไมมี่เรืÉองรอ้งเรยีน เดือนละ 1 ครัÊง - นิตบิคุคลอาคารชดุ เดอะ

พารค์แลนด ์จรญั-ปิÉนเกลา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


