
 

 

 

 

  

บทท่ี 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                             
: โครงการ ซัน ซิตี ้คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

จัดทำโดย บริษัท เอชวีอี จำกัด   หน้า 3-1 
 

  

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 

 
 

 

 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ซัน ซิตี้ คอนโดมิเนียม ในระยะดำเนินการ ระหว่าง
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 โครงการได้มอบหมายให้ บริษัท เอชวีอี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนี้ 

3.1 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรวจวิเคราะห์ 

ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ ในด้านสภาพภูมิประเทศ/ทรัพยากรดิน/สุนทรียภาพ, คุณภาพน้ำผิวดิน/การ
บำบัดน้ำเสีย/การระบายน้ำ, การจัดการมูลฝอย, อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน/การป้องกัน
อัคคีภัย, การจราจร ตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมดังแสดงรายละเอียดดังตารางที่  3 .1-1
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จัดทำโดย บริษัท เอชวีอี จำกัด   หน้า 3-7 
 

3.2 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ 

ดัชนีที่ทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งได้แก่ ความเป็นกรด -ด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย 
(Suspended Solids), ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS), ซัลไฟด์ (Sulfide), ค่าทีเคเอ็น (TKN), น้ำมันและไขมัน 
(Oil and Grease)  

ทั้งนี้การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจะดำเนินการโดยวิธีมาตรฐานตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคาร
บางประเภทบางขนาด พ.ศ. 2567 (ดังตาราง 3.2-1) 

ตารางท่ี 3-2-1 รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์ 

พารามิเตอร์ วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีทดสอบ 

ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) Grab Sampling In-house method based on APHA, AWWA, WEF 23rd 
ed. 2017, 4500-H+B 

บีโอดี (BOD) Grab Sampling APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017.5210 B 
สารแขวนลอย (Suspended Solid) Grab Sampling APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017.2540 D 
ค่าสารทีละลายได้ทั้งหมด (TDS) Grab Sampling  APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017.2540 C 
ซัลไฟด์ (Sulfides) Grab Sampling APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017.4500-S2-F 
ทีเคเอ็น (TKN) Grab Sampling APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017.4500-NorgB 
น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) Grab Sampling APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017.5520 B 
 

3.3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการที่ทางโครงการได้เสนอไว้ใน
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ที่เห็นชอบด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องคุณภาพน้ำผิวดิน/การบำบัดน้ำเสีย/การระบายน้ำ ที่กำหนดให้มีการวิเคราะห์ดังนี้ 

1) น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ 1 ตัวอย่าง/ระบบ รวมทั้งหมด 2 ตัวอย่าง 
2) น้ำจากบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกระบบระบายน้ำทิ้งสาธารณะ 1 ตัวอย่าง/ระบบ รวมทั้งหมด 3 

ตัวอย่าง 
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จัดทำโดย บริษัท เอชวีอี จำกัด   หน้า 3-8 
 

3.3.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อปรับสภาพน้ำเสีย) ของระบบบำบัดน้ำเสีย 
อาคาร A ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้ 

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอย (SS) 
- สารที่ละลายได้ท้ังหมด (TDH) 
- ซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ทีเคเอ็น (TKN) 
- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) 

 
▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร A 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.1 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 360 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 27.0 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 95.0 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 10.2 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 63.8 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มี
ค่า 12.9 มิลลิกรัม/ลิตร 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2567 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร A 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.2 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 277 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 26.0 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 152 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีคา่ 6.4 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 64.7 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 
5.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน กันยายน 2567 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร A 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.5 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 263 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 60.0 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 125 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 73.9 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ 
(Sulfide) มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน ตุลาคม 2567 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร A 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.1 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 315 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 104 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 205 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีคา่ 8.5 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 71.8 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 
2.8 มิลลิกรัม/ลิตร 
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▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร A 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่าน้อยกว่า 134 มิลลิกรัม/ลิตร, 
ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 575 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 450 มิลลิกรัม/ลิตร, 
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 30.6 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 97.6 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ 
(Sulfide) มีค่า 11.6 มิลลิกรัม/ลิตร 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน ธันวาคม 2567 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร A 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.6ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 345 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 182 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 46.0 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 25.8 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 83.7 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มี
ค่า 9.6 มิลลิกรัม/ลิตร 

3.3.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อปรับสภาพน้ำเสีย) ของระบบบำบัดน้ำเสีย 
อาคาร B ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้ 

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอย (SS) 
- สารที่ละลายได้ท้ังหมด (TDS) 
- ซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ทีเคเอ็น (TKN) 
- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) 

 
▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร B 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.3 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 380 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 26.0 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 82.0 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีคา่ 6.0 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 76.0 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า
น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2567 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร B 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.3 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 300 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 39.0 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 100 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 74.1 มิลลิกรัม/ลิตร , ซัลไฟด์ 
(Sulfide) มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร 
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▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน กันยายน 2567 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร B 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 307 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 62.0 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 54.0 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 90.2 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ 
(Sulfide) มีค่า 0.7 มิลลิกรัม/ลิตร 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน ตุลาคม 2567 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร B 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.2 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 310 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 100 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 102 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 83.8 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ 
(Sulfide) มีค่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร B 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.8 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 190 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 5,520 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 1,240 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมัน
และไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 282  มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 195 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) 
มีค่า 17.1 มิลลิกรัม/ลิตร 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน ธันวาคม 2567 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร B 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.8 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 348 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 90.0 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 64.0 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 11.5 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 87.4 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มี
ค่า 3.8 มิลลิกรัม/ลิตร 

3.3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร A ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้ 

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอย (SS) 
- สารที่ละลายได้ท้ังหมด (TDH) 
- ซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ทีเคเอ็น (TKN) 
- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) 
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▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 บ่อพักน้ำใส อาคาร A 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.1 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 39.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่าน้อยกว่า 25.0 มิลลิกรัม/
ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 357 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 8.9 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 57.2 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 7.2 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ซัลไฟด์ (Sulfide) และ
ทีเคเอ็น (TKN) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2567 บ่อพักน้ำใส อาคาร A 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.3 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 90.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 25.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 303 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 57.7 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 6.3 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน กันยายน 2567 บ่อพักน้ำใส อาคาร A  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.9 (ค่ามาตรฐาน 5.0-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 102 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 86.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 273 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 
1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า  Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่ เกิน 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 76.7 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่า มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended 
Solids), บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. 
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▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน ตุลาคม 2567 บ่อพักน้ำใส อาคาร A  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.3 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 50.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 40.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 300 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.6 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/
ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่าน้อยกว่า 7.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 บ่อพักน้ำใส อาคาร A  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.0 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 22.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 34.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 320 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 1,000  มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่าน้อยกว่า 17.8 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมัน
และไขมัน (Oil & Grease) มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าทุกพารามิเตอร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐาน
น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน ธันวาคม 2567 บ่อพักน้ำใส อาคาร A  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.0 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 6.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 25.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 329 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 
1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเค
เอ็น (TKN) มีค่า 4.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มี
ค่า 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าทุกพารามิเตอร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐาน
น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. 
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3.3.4  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร B ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้ 

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอย (SS) 
- สารที่ละลายได้ท้ังหมด (TDH) 
- ซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ทีเคเอ็น (TKN) 
- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) 

 
▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 บ่อพักน้ำใส อาคาร B 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.3 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 72.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่ เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า Not Detected 
มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 357 มิลลิกรัม/
ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าน้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 68.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/
ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2567 บ่อพักน้ำใส อาคาร B 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.3 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 90.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 27.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่
เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 65.3 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมัน
และไขมัน (Oil & Grease) มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่
เกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. 
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▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน กันยายน 2567 บ่อพักน้ำใส อาคาร B 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.1 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 43.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 70.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 253 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 70.3 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ปริมาณสารแขวนลอย 
(Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน ตุลาคม 2567 บ่อพักน้ำใส อาคาร B 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.2 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 70.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 86.7 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 292 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าน้อยกว่า 0.6 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 78.9 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่าน้อยกว่า 0.6 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ปริมาณสารแขวนลอย 
(Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 บ่อพักน้ำใส อาคาร B 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.0 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 230 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 42.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 310 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 
1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.6 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเค
เอ็น (TKN) มีค่า 29.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มี
ค่า 12.2 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. 
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▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน ธันวาคม 2567 บ่อพักน้ำใส อาคาร B 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.0 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 50.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 60.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 305 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 2.8 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/
ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 99.6 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & 
Grease) มีค่า 6.8 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ปริมาณสารแขวนลอย 
(Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจาก
อาคารประเภท ข. 

3.3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้ 

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอย (SS) 
- สารที่ละลายได้ท้ังหมด (TDH) 
- ซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ทีเคเอ็น (TKN) 
- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) 

 
▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.3 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 32.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่ เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า Not Detected 
มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 367 มิลลิกรัม/
ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 1.9 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 
1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 74.6 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่าน้อยกว่า 6.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), 
ซัลไฟด์ (Sulfide) และทีเคเอ็น (TKN) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                             
: โครงการ ซัน ซิตี ้คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

จัดทำโดย บริษัท เอชวีอี จำกัด   หน้า 3-16 
 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2567 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.3 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 69.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 30.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 320 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 51.8 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 6.4 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และ
ทีเคเอ็น (TKN) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน กันยายน 2567 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.1 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 50.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 40.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 270 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 43.3 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และ
ทีเคเอ็น (TKN) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน ตุลาคม 2567 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.3 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 46.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 136 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 260 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 58.8 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), 
ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจาก
อาคารประเภท ข. 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                             
: โครงการ ซัน ซิตี ้คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

จัดทำโดย บริษัท เอชวีอี จำกัด   หน้า 3-17 
 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.1 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 93.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 24.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 283 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 39.9 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่าน้อยกว่า 7.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และ
ทีเคเอ็น (TKN) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน ธันวาคม 2567 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.0 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 94.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 70.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 335 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/
ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 55.9 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & 
Grease) มีค่า 5.9 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), 
ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจาก
อาคารประเภท ข. 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                             
: โครงการ ซัน ซิตี ้คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

จัดทำโดย บริษัท เอชวีอี จำกัด   หน้า 3-23 
 

 
รูปที่ 3.3-1 แสดงผลการตรวจวัด pH บ่อพักน้ำสุดท้ายตึก A และ ตึก B ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

 
รูปที่ 3.3-2 แสดงผลการตรวจวัด BOD บ่อพักน้ำสุดท้ายตึก A และ ตึก B ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 
2567 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                             
: โครงการ ซัน ซิตี ้คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

จัดทำโดย บริษัท เอชวีอี จำกัด   หน้า 3-24 
 

 
รูปที่ 3.3-3 แสดงผลการตรวจวัด SS บ่อพักน้ำสุดท้ายตึก A และ ตึก B ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

 
รูปที่ 3.3-4 แสดงผลการตรวจวัด TDS บ่อพักน้ำสุดท้ายตึก A และ ตึก B ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 
2567 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน  

25.0 25.0

86.0

40.0
34.0

25.0

Not Detected

27.0
16.0

86.7

42.0

60.0

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

SS
 (m

g/
L)

เดือน

Suspended Solids

ค่า SS (mg/L) ตึก A ค่า SS (mg/L) ตึก B ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 mg/L 

357 303 273 300 320 329357 320 253 292 310 305

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

TD
S 

(m
g/

L.)

เดือน

Total Dissolved Solids

ค่า TDS (mg/L.) ตึก A ค่า TDS (mg/L.) ตึก B ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 mg/L



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                             
: โครงการ ซัน ซิตี ้คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

จัดทำโดย บริษัท เอชวีอี จำกัด   หน้า 3-25 
 

 
รูปที่ 3.3-5 แสดงผลการตรวจวัด Sulfide บ่อพักน้ำสุดท้ายตึก A และ ตึก B ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 
2567 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

 
รูปที่ 3.3-6 แสดงผลการตรวจวัด TKN บ่อพักน้ำสุดท้ายตึก A และ ตึก B ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 
2567 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน  
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                             
: โครงการ ซัน ซิตี ้คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

จัดทำโดย บริษัท เอชวีอี จำกัด   หน้า 3-26 
 

 

รูปที่ 3.3-7 แสดงผลการตรวจวัด Oil & Grease บ่อพักน้ำสุดท้ายตึก A และ ตึก B ประจำเดือน กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 
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น้้ามันและไขมัน (Grease & Oil)

ค่า Grease & Oil (mg/L.) ตึก A ค่า Grease & Oil (mg/L.) ตึก B ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 mg/L



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                             
: โครงการ ซัน ซิตี ้คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

จัดทำโดย บริษัท เอชวีอี จำกัด   หน้า 3-27 
 

 
รูปที่ 3.3.5-1 แสดงผลการตรวจวัด pH บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

 
รูปที่ 3.3.5-2 แสดงผลการตรวจวัด BOD บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                             
: โครงการ ซัน ซิตี ้คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

จัดทำโดย บริษัท เอชวีอี จำกัด   หน้า 3-28 
 

 
รูปที่ 3.3.5-3 แสดงผลการตรวจวัด SS บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

 
รูปที่ 3.3.5-4 แสดงผลการตรวจวัด TDS บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 
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ค่า TDS (mg/L.) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 mg/L



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                             
: โครงการ ซัน ซิตี ้คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

จัดทำโดย บริษัท เอชวีอี จำกัด   หน้า 3-29 
 

  
รูปที่ 3.3.5-5 แสดงผลการตรวจวัด Sulfide บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 
2567 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

 
รูปที่ 3.3.5-6 แสดงผลการตรวจวัด TKN บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                             
: โครงการ ซัน ซิตี ้คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

จัดทำโดย บริษัท เอชวีอี จำกัด   หน้า 3-30 
 

 

รูปที่ 3.3.5-7 แสดงผลการตรวจวัด Oil & Grease บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก ประจำเดือน กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 
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น้้ามันและไขมัน (Grease & Oil)

ค่า Oil & Grease (mg/L.) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 mg/L




