
 
13.1 ตวัอยำ่งเอกสำรทดสอบกำรเดินระบบไฟฟ้ำส ำรอง  



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204056094ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204056094

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Emergency Light ST11-02-M2024

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

20 Jul 2024 00:00 - 20 Jul 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

20 Jul 2024 11:11

วันที่ซ่อมเสร็จ

20 Jul 2024 11:11

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PRK-B-ST11

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-ST11-02-No.180 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aciv

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

5  records



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan
PM-Emergency
Light ST11-02-
M2024

0.24 0.6 ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
20 Jul 2024 06:39

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

20 Jul 2024 11:11
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
20 Jul 2024 13:35

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204191032ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204191032

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Emergency Light ST13-03-M2024

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

20 Oct 2024 00:00 - 20 Oct 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

21 Oct 2024 07:34

วันที่ซ่อมเสร็จ

21 Oct 2024 07:34

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PRK-B-ST13

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-ST13-03-No.191 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aciv

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 

No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

5  records



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan
PM-Emergency
Light ST13-03-
M2024

0.24 0.6 ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
20 Oct 2024 06:38

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

21 Oct 2024 07:34
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
21 Oct 2024 10:46

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204101576ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204101576

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Emergency Light ST10-04-M2024

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

20 Aug 2024 00:00 - 20 Aug 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

20 Aug 2024 07:23

วันที่ซ่อมเสร็จ

20 Aug 2024 07:23

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PRK-B-ST10

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-ST10-04-No.177 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aciv

10 หลอดไฟ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

20 ทดสอบการ
ทำงาน อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

30 ระบบชาร์จไฟ
อัตโนมัติ อนุมัติ 0.08 0.2 OFN

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

5  records



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan
PM-Emergency
Light ST10-04-
M2024

0.24 0.6 ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
20 Aug 2024 06:38

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

20 Aug 2024 07:23
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
20 Aug 2024 13:56

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 
13.2 ตวัอยำ่งเอกสำรกำรตรวจสอบระบบเครือ่งก ำเนิดไฟฟ้ำ 

 
 



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204132429ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204132429

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Generator1(สัปดาห์)-W2024

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

11 Sep 2024 00:00 - 11 Sep 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

12 Sep 2024 22:14

วันที่ซ่อมเสร็จ

12 Sep 2024 22:18

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-GEN (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator1(สัปดาห์)-No.1 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

10 ระดับน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

20 ระดับน้ำระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

30 Fillterกรองอากาศ อนุมัติ 0.08 0.1

40 Fillterกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

50 Fillterกรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

80 ท่อน้ำระบายความร้อน
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

90
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
Amp

อนุมัติ 0.08 0.1

100 ระดับน้ำกลั่น
ในBattery อนุมัติ 0.08 0.1

110 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1

120 ชั่วโมงการทำงาน
ก่อนStartเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

130 การสตาร์ทเครื่องยนต์
อัตโนมัติ(test) อนุมัติ 0.08 0.1

140 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR อนุมัติ 0.08 0.1

150 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM. อนุมัติ 0.08 0.1

160
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่…………
AMP.

อนุมัติ 0.08 0.1

170 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

180 การหมุนเวียนน้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1

190 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ…………นาที อนุมัติ 0.16 0.2

200 ตั้งสวิทช์ทำงานไว้
ที่AutoMatic อนุมัติ 0.08 0.1

210 เสียงเครื่องยนต์
และGenerator อนุมัติ 0.08 0.1

220 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ผลิตได้………..Volt อนุมัติ 0.08 0.1

230 ลมระบายความร้อน
ผ่ ม้ น้ำ อนุมัติ 0 08 0 1

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำ

235578
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
ค่าแรงดันก่อนสตาร์ท

อนุมัติ 20 - 30 28.2 12 Sep 202
22:18

235579
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน ระดับ
น้ำมัน

อนุมัติ 2080 - 2600 2430 12 Sep 202
22:17

235580
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR
แรงดันน้ำมัน

อนุมัติ 4 - 8 5.4 12 Sep 202
22:18

235581
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM.
ความเร็วรอบ

อนุมัติ 1490 - 1515 1500 12 Sep 202
22:18

235582
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่………
ค่าแรงดันหลังสตาร์ท

อนุมัติ 22 - 30 28.1 12 Sep 202
22:18

235583
อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC
ค่าแรงดันอุณหภูมิ

อนุมัติ 60 - 80 60 12 Sep 202
22:18

235584 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันเฟส R อนุมัติ 380 - 410 404 12 Sep 202

22:17

235585 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันเฟส S อนุมัติ 380 - 410 404 12 Sep 202

22:17

235586 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันเฟส T อนุมัติ 380 - 410 404 12 Sep 202

22:17

All  records

Showing 1 to 9 of 9 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

5  records

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
11 Sep 2024 06:39

ผู้รับมอบหมาย
Weerapong Luepongpan

12 Sep 2024 22:14
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
13 Sep 2024 10:23

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204224676ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204224676

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Generator2(สัปดาห์)-W2024

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

13 Nov 2024 00:00 - 13 Nov 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

13 Nov 2024 08:26

วันที่ซ่อมเสร็จ

13 Nov 2024 09:09

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-GEN (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator2(สัปดาห์)-No.2 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

10 ระดับน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

20 ระดับน้ำระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

30 Fillterกรองอากาศ อนุมัติ 0.08 0.1

40 Fillterกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

50 Fillterกรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

80 ท่อน้ำระบายความร้อน
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

90
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
Amp

อนุมัติ 0.08 0.1

100 ระดับน้ำกลั่น
ในBattery อนุมัติ 0.08 0.1

110 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1

120 ชั่วโมงการทำงาน
ก่อนStartเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

130 การสตาร์ทเครื่องยนต์
อัตโนมัติ(test) อนุมัติ 0.08 0.1

140 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR อนุมัติ 0.08 0.1

150 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM. อนุมัติ 0.08 0.1

160
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่…………
AMP.

อนุมัติ 0.08 0.1

170 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

180 การหมุนเวียนน้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1

190 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ…………นาที อนุมัติ 0.16 0.2

200 ตั้งสวิทช์ทำงานไว้
ที่AutoMatic อนุมัติ 0.08 0.1

210 เสียงเครื่องยนต์
และGenerator อนุมัติ 0.08 0.1

220 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ผลิตได้………..Volt อนุมัติ 0.08 0.1

230 ลมระบายความร้อน
ผ่ ม้ น้ำ อนุมัติ 0 08 0 1

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 

No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำ

235587
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
ค่าแรงดันก่อนสตาร์ท

อนุมัติ 22 - 30 28.2 13 Nov 202
09:06

235588
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน ระดับ
น้ำมัน

อนุมัติ 2080 - 2600 2390 13 Nov 202
09:07

235589
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR
แรงดันน้ำมัน

อนุมัติ 4 - 8 5.25 13 Nov 202
09:07

235590
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM.
ความเร็วรอบ

อนุมัติ 1490 - 1515 1500 13 Nov 202
09:06

235591
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่…………
ค่าแรงดันหลังสตาร์ท

อนุมัติ 22 - 30 28.2 13 Nov 202
09:07

235592
อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC
ค่าแรงดันอุณหภูมิ

อนุมัติ 60 - 80 75 13 Nov 202
09:07

235593 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันเฟส R อนุมัติ 380 - 410 403 13 Nov 202

09:06

235594 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันเฟส S อนุมัติ 380 - 410 403 13 Nov 202

09:06

235595 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันเฟส T อนุมัติ 380 - 410 404 13 Nov 202

09:06

All  records

Showing 1 to 9 of 9 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

ชื่อช่าง(พนักงาน)รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Weerapong
Luepongpan

PM-
Generator2(สัปดาห์)-
W2024

1.92 2.4 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473246/attachment/2024111309

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473246/attachment/2024111309

1

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473246/attachment/20241113095354889.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473246/attachment/20241113095355111.jpg


Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473246/attachment/2024111309

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473246/attachment/2024111309

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473246/attachment/2024111309

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473246/attachment/2024111309

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473246/attachment/20241113095355312.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473246/attachment/20241113095355524.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473246/attachment/20241113095355726.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473246/attachment/20241113095355937.jpg


Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473246/attachment/2024111309

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473246/attachment/2024111309

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
13 Nov 2024 06:41

ผู้รับมอบหมาย
Weerapong Luepongpan

13 Nov 2024 08:26
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
13 Nov 2024 09:54

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473246/attachment/20241113095356129.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473246/attachment/20241113095356372.jpg
https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204224675ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204224675

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Generator1(สัปดาห์)-W2024

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

13 Nov 2024 00:00 - 13 Nov 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

13 Nov 2024 08:26

วันที่ซ่อมเสร็จ

13 Nov 2024 09:04

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-GEN (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator1(สัปดาห์)-No.1 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

10 ระดับน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

20 ระดับน้ำระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

30 Fillterกรองอากาศ อนุมัติ 0.08 0.1

40 Fillterกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

50 Fillterกรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

80 ท่อน้ำระบายความร้อน
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

90
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
Amp

อนุมัติ 0.08 0.1

100 ระดับน้ำกลั่น
ในBattery อนุมัติ 0.08 0.1

110 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1

120 ชั่วโมงการทำงาน
ก่อนStartเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

130 การสตาร์ทเครื่องยนต์
อัตโนมัติ(test) อนุมัติ 0.08 0.1

140 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR อนุมัติ 0.08 0.1

150 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM. อนุมัติ 0.08 0.1

160
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่…………
AMP.

อนุมัติ 0.08 0.1

170 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

180 การหมุนเวียนน้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1

190 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ…………นาที อนุมัติ 0.16 0.2

200 ตั้งสวิทช์ทำงานไว้
ที่AutoMatic อนุมัติ 0.08 0.1

210 เสียงเครื่องยนต์
และGenerator อนุมัติ 0.08 0.1

220 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ผลิตได้………..Volt อนุมัติ 0.08 0.1

230 ลมระบายความร้อน
ผ่ ม้ น้ำ อนุมัติ 0 08 0 1

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 

No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำ

235578
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
ค่าแรงดันก่อนสตาร์ท

อนุมัติ 20 - 30 28.2 13 Nov 202
09:03

235579
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน ระดับ
น้ำมัน

อนุมัติ 2080 - 2600 2330 13 Nov 202
09:03

235580
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR
แรงดันน้ำมัน

อนุมัติ 4 - 8 5.49 13 Nov 202
09:04

235581
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM.
ความเร็วรอบ

อนุมัติ 1490 - 1515 1500 13 Nov 202
09:03

235582
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่………
ค่าแรงดันหลังสตาร์ท

อนุมัติ 22 - 30 28.1 13 Nov 202
09:04

235583
อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC
ค่าแรงดันอุณหภูมิ

อนุมัติ 60 - 80 60 13 Nov 202
09:04

235584 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันเฟส R อนุมัติ 380 - 410 404 13 Nov 202

09:02

235585 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันเฟส S อนุมัติ 380 - 410 404 13 Nov 202

09:02

235586 จุดวัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันเฟส T อนุมัติ 380 - 410 405 13 Nov 202

09:02

All  records

Showing 1 to 9 of 9 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Weerapong
Luepongpan

PM-
Generator1(สัปดาห์)-
W2024

1.92 2.4 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473245/attachment/2024111309

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473245/attachment/2024111309

1

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473245/attachment/20241113095452698.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473245/attachment/20241113095452948.jpg


Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473245/attachment/2024111309

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473245/attachment/2024111309

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473245/attachment/2024111309

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473245/attachment/2024111309

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473245/attachment/20241113095453168.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473245/attachment/20241113095453388.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473245/attachment/20241113095453623.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473245/attachment/20241113095453858.jpg


Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473245/attachment/2024111309

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473245/attachment/2024111309

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
13 Nov 2024 06:41

ผู้รับมอบหมาย
Weerapong Luepongpan

13 Nov 2024 08:26
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
13 Nov 2024 09:55

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473245/attachment/20241113095454061.jpg
https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2473245/attachment/20241113095454312.jpg
https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 
13.3 ตวัอยำ่งเอกสำรกำรตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน 

 
 
 



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204091174ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204091174

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-FIRE ALARM CONTROL PANEL-M2024

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

14 Aug 2024 00:00 - 14 Aug 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Aug 2024 23:25

วันที่ซ่อมเสร็จ

15 Aug 2024 23:26

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-BOH-B1-C

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

FIRE ALARM CONTROL PANEL-No.1 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำง

10 ตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือน
ภัย(FIREALARM) อนุมัติ 0.5 0.5

20 CONTROLFIREALARM อนุมัติ 0.5 0.5

30 SMOKEDETECTORทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4

40 HEATDETECTORทำงานปกติหรือไม่ อนุมัติ 4 4

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำง

50 MANUALSTATIONทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4

60 ตรวจสอบแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1

70 ตรวจสอบแผงควบคุมระบบ อนุมัติ 0.5 0.5

80 อยู่ใน
สภาวะnormal/trouble/alarm/fault อนุมัติ 0.08 0.1

90 ตำแหน่งBREAKERON/OFF อนุมัติ 0.08 0.1

100 หลอดไฟแสดงจุดการทำงานสามารถ
ทำงานได้ครบ อนุมัติ 0.08 0.1

110 หลอดไฟLEDมีการทำงานหรือไม่ อนุมัติ 0.08 0.1

120 อุณหภูมิของห้องFirealarm……0C. อนุมัติ 0.08 0.1

130 มีผู้ควบคุมดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงหรือ
ไม่ อนุมัติ 0.08 0.1

140 เป่าฝุ่นทำความสะอาด
ตู้controlทั้งหมด อนุมัติ 0.5 0.5

150 ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ อนุมัติ 0 5 0 5

Showing 1 to 15 of 15 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

293639
วัดแรงดันเฟส L-
N จุดวัดแรงดัน
ไฟฟ้า

อนุมัติ 220 - 230 220 15 Aug 2024
23:26

293640
วัดแรงดันแบต
เตอร์รี่ จุดวัดแรง
ดันไฟฟ้า

อนุมัติ 12 - 24 12 15 Aug 2024
23:26

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 2 of 2 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

5  records

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


ผู้มอบหมายงาน
14 Aug 2024 06:39

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

15 Aug 2024 23:25
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
16 Aug 2024 09:50



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204136967ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204136967

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-FIRE ALARM CONTROL PANEL-M2024

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

14 Sep 2024 00:00 - 14 Sep 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Sep 2024 13:39

วันที่ซ่อมเสร็จ

15 Sep 2024 14:02

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-BOH-B1-C

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

FIRE ALARM CONTROL PANEL-No.1 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำง

10 ตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือน
ภัย(FIREALARM) อนุมัติ 0.5 0.5

20 CONTROLFIREALARM อนุมัติ 0.5 0.5

30 SMOKEDETECTORทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4

40 HEATDETECTORทำงานปกติหรือไม่ อนุมัติ 4 4

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำง

50 MANUALSTATIONทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4

60 ตรวจสอบแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1

70 ตรวจสอบแผงควบคุมระบบ อนุมัติ 0.5 0.5

80 อยู่ใน
สภาวะnormal/trouble/alarm/fault อนุมัติ 0.08 0.1

90 ตำแหน่งBREAKERON/OFF อนุมัติ 0.08 0.1

100 หลอดไฟแสดงจุดการทำงานสามารถ
ทำงานได้ครบ อนุมัติ 0.08 0.1

110 หลอดไฟLEDมีการทำงานหรือไม่ อนุมัติ 0.08 0.1

120 อุณหภูมิของห้องFirealarm……0C. อนุมัติ 0.08 0.1

130 มีผู้ควบคุมดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงหรือ
ไม่ อนุมัติ 0.08 0.1

140 เป่าฝุ่นทำความสะอาด
ตู้controlทั้งหมด อนุมัติ 0.5 0.5

150 ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ อนุมัติ 0 5 0 5

Showing 1 to 15 of 15 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

293639
วัดแรงดันเฟส L-
N จุดวัดแรงดัน
ไฟฟ้า

อนุมัติ 220 - 230 223 15 Sep 2024
14:01

293640
วัดแรงดันแบต
เตอร์รี่ จุดวัดแรง
ดันไฟฟ้า

อนุมัติ 12 - 24 12 15 Sep 2024
14:01

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 2 of 2 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

5  records

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


ผู้มอบหมายงาน
14 Sep 2024 06:37

ผู้รับมอบหมาย
Sanuwat Suden

15 Sep 2024 13:39
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
16 Sep 2024 13:55



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204181046ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204181046

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-FIRE ALARM CONTROL PANEL-M2024

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

14 Oct 2024 00:00 - 14 Oct 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

14 Oct 2024 08:16

วันที่ซ่อมเสร็จ

14 Oct 2024 08:18

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-BOH-B1-C

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

FIRE ALARM CONTROL PANEL-No.1 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำง

10 ตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือน
ภัย(FIREALARM) อนุมัติ 0.5 0.5

20 CONTROLFIREALARM อนุมัติ 0.5 0.5

30 SMOKEDETECTORทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4

40 HEATDETECTORทำงานปกติหรือไม่ อนุมัติ 4 4

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำง

50 MANUALSTATIONทำงานปกติหรือ
ไม่ อนุมัติ 4 4

60 ตรวจสอบแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่ อนุมัติ 0.08 0.1

70 ตรวจสอบแผงควบคุมระบบ อนุมัติ 0.5 0.5

80 อยู่ใน
สภาวะnormal/trouble/alarm/fault อนุมัติ 0.08 0.1

90 ตำแหน่งBREAKERON/OFF อนุมัติ 0.08 0.1

100 หลอดไฟแสดงจุดการทำงานสามารถ
ทำงานได้ครบ อนุมัติ 0.08 0.1

110 หลอดไฟLEDมีการทำงานหรือไม่ อนุมัติ 0.08 0.1

120 อุณหภูมิของห้องFirealarm……0C. อนุมัติ 0.08 0.1

130 มีผู้ควบคุมดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงหรือ
ไม่ อนุมัติ 0.08 0.1

140 เป่าฝุ่นทำความสะอาด
ตู้controlทั้งหมด อนุมัติ 0.5 0.5

150 ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ อนุมัติ 0 5 0 5

Showing 1 to 15 of 15 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

293639
วัดแรงดันเฟส L-
N จุดวัดแรงดัน
ไฟฟ้า

อนุมัติ 220 - 230 220 14 Oct 2024
08:17

293640
วัดแรงดันแบต
เตอร์รี่ จุดวัดแรง
ดันไฟฟ้า

อนุมัติ 12 - 24 12 14 Oct 2024
08:18

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 2 of 2 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

5  records

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


ผู้มอบหมายงาน
14 Oct 2024 06:38

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

14 Oct 2024 08:16
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
14 Oct 2024 09:40



 
13.4 ตวัอยำ่งเอกสำรกำรตรวจสอบระบบลิฟต ์

 
 
 



Service Docket

 

  

Project Name Client Name

Central  Phuket Floresta (เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า) Central Festival Phuket 2 (เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 2) งานระบบ

Docket Number Client Contact Number

TH219113 08-7278-6167

Contract Number

SC-SP-201008-20

Maintenance
Elevator ลิฟต์

Task Set F4 F4 F4

Building/Block E09 E10 E11

Unit 143184 143185 143186

Arrival Tasks|เมื่อถึงหน่วยงาน    

Pit|บ่อลิฟต์    

Car and Landing Indicators and Pushbuttons
|ตัวลิฟต์ ไฟบอกชั้นและปุ่มกดหน้าชั้น

   

Door Operation|ระบบควบคุมประตู    

Motor Room Equipment|อุปกรณ์ในห้องเครื่อง    

Doors|ประตู    

Car Top and Shaft|หลังคาลิฟต์และปล่องลิฟต์    

Departure|การออกจากหน่วยงาน    

Material Used อุปกรณ์ที่ใช้/Spare Parts Used E09 143184-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E10 143185-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E11 143186-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน

 

Comments and Recommendations
 

E09 143184-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คลิฟต์ประจำเดือนกรกฎาคม 2567เปลี่ยนชุดสายพานประตูในใหม่ 1 ชุด  
E10 143185-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คลิฟต์ประจำเดือนกรกฎาคม 2567  
E11 143186-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คลิฟต์ประจำเดือนกรกฎาคม 2567  
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Service Docket

 

Technician Confirmation
 

Technician Tongdaeng Niyom

Travel Start Time 2024-07-03 21:00

Time In 2024-07-03 21:40

Time Out 2024-07-04 01:18

Date วันที่ 2024-07-04

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2024-07-03 21:40

End Date 2024-07-04 01:18
 

Technician Signature

 

Technician Srinoon Somnouk

Travel Start Time 2024-07-03 21:00

Time In 2024-07-03 21:41

Time Out 2024-07-04 01:18

Date วันที่ 2024-07-04

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2024-07-03 21:41

End Date 2024-07-04 01:18
 

Technician Signature

 

Technician Tiamsorn Ruckchart

Travel Start Time -

Time In 2024-07-03 21:41

Time Out 2024-07-04 01:18

Date วันที่ 2024-07-04

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2024-07-03 21:41

End Date 2024-07-04 01:18
 

Technician Signature

 

Technician Chaowalee
Rachasak

Travel Start Time -

Time In 2024-07-03 21:41

Time Out 2024-07-04 01:18

Date วันที่ 2024-07-04

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2024-07-03 21:41

End Date 2024-07-04 01:18
 

Technician Signature

Client Confirmation
Client Comment or Proposal

 

Date วันที่

2024-07-04

Client Signature

Client Name

งานระบบ

Email

Group@cpn.co.th (Default)

me.pkt2group@centralpattan
a.co.th

(Default)

MEPKT2Group@cpn.co.th (Default)
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Service Docket

 

  

Project Name Client Name

Central  Phuket Floresta (เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า) Central Festival Phuket 2 (เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 2) งานระบบ

Docket Number Client Contact Number

TH226422 08-7278-6167

Contract Number

SC-SP-201008-20

Maintenance
Elevator ลิฟต์

Task Set R R R R R R

Building/Block E06 E07 E08 E12 E13 E14

Unit 143306 143308 143309 143310 143311 143312

Arrival Tasks|เมื่อถึงหน่วยงาน       

Pit|บ่อลิฟต์       

Car and Landing Indicators and Pushbuttons
|ตัวลิฟต์ ไฟบอกชั้นและปุ่มกดหน้าชั้น

      

Door Operation|ระบบควบคุมประตู       

Machine Room Safety|อุปกรณ์เซฟตี้ในห้องเครื่อง       

Motor Room Equipment|อุปกรณ์ในห้องเครื่อง       

Departure|การออกจากหน่วยงาน       

Material Used อุปกรณ์ที่ใช้/Spare Parts Used E06 143306-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E07 143308-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E08 143309-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E12 143310-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E13 143311-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E14 143312-Elevator > MRL > Gearless: หน้ากาก ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน

 

Comments and Recommendations
 

E06 143306-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือนสิงหาคม67  
E07 143308-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือนสิงหาคม67  
E08 143309-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือนสิงหาคม67  
E12 143310-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือนสิงหาคม67  
E13 143311-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือนสิงหาคม67  
E14 143312-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คประจำเดือนสิงหาคม67  
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Service Docket

 

Technician Confirmation
 

Technician Tiamsorn Ruckchart

Travel Start Time -

Time In 2024-09-04 22:32

Time Out 2024-09-05 00:15

Date วันที่ 2024-09-05

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2024-09-04 22:32

End Date 2024-09-05 00:15
 

Technician Signature

 

Technician Srinoon Somnouk

Travel Start Time -

Time In 2024-09-04 22:30

Time Out 2024-09-05 00:15

Date วันที่ 2024-09-05

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2024-09-04 22:30

End Date 2024-09-05 00:15
 

Technician Signature

 

Technician Tongdaeng Niyom

Travel Start Time -

Time In 2024-09-04 22:31

Time Out 2024-09-05 00:15

Date วันที่ 2024-09-05

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2024-09-04 22:31

End Date 2024-09-05 00:15
 

Technician Signature

 

Technician Chaowalee
Rachasak

Travel Start Time -

Time In 2024-09-04 22:31

Time Out 2024-09-05 00:15

Date วันที่ 2024-09-05

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2024-09-04 22:31

End Date 2024-09-05 00:15
 

Technician Signature

Client Confirmation
Client Comment or Proposal

 

Date วันที่

2024-09-06

Client Signature

Client Name

งานระบบ

Email

Group@cpn.co.th (Default)

me.pkt2group@centralpattan
a.co.th

(Default)

MEPKT2Group@cpn.co.th (Default)
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Service Docket

 

  

Project Name Client Name

Central  Phuket Floresta (เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า) Central Festival Phuket 2 (เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 2) ศนุวัตร

Docket Number Client Contact Number

TH233356 08-7278-6167

Contract Number

SC-SP-201008-20

Maintenance
Elevator ลิฟต์

Task Set F2 F2 F2 F2 F2 F2

Building/Block E06 E07 E08 E12 E13 E14

Unit 143306 143308 143309 143310 143311 143312

Arrival Tasks|เมื่อถึงหน่วยงาน       

Pit|บ่อลิฟต์       

Car and Landing Indicators and Pushbuttons
|ตัวลิฟต์ ไฟบอกชั้นและปุ่มกดหน้าชั้น

      

Door Operation|ระบบควบคุมประตู       

Motor Room Equipment|อุปกรณ์ในห้องเครื่อง       

Doors|ประตู       

Car Top and Shaft|หลังคาลิฟต์และปล่องลิฟต์       

Departure|การออกจากหน่วยงาน       

Material Used อุปกรณ์ที่ใช้/Spare Parts Used E06 143306-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E07 143308-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E08 143309-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E12 143310-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E13 143311-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน
E14 143312-Elevator > MRL > Gearless: ถุงมือ ผ้ายูส น้ำมัน

 

Comments and Recommendations
 

E06 143306-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567  
E07 143308-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567  
E08 143309-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567  
E12 143310-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567  
E13 143311-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567  
E14 143312-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567  
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Service Docket

 

Technician Confirmation
 

Technician Tongdaeng Niyom

Travel Start Time -

Time In 2024-11-05 21:31

Time Out 2024-11-06 01:55

Date วันที่ 2024-11-06

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2024-11-05 21:31

End Date 2024-11-06 01:55
 

Technician Signature

 

Technician Srinoon Somnouk

Travel Start Time -

Time In 2024-11-05 21:30

Time Out 2024-11-06 01:55

Date วันที่ 2024-11-06

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2024-11-05 21:30

End Date 2024-11-06 01:55
 

Technician Signature

 

Technician Tiamsorn Ruckchart

Travel Start Time -

Time In 2024-11-05 21:31

Time Out 2024-11-06 01:55

Date วันที่ 2024-11-06

Time Slots  

Hour Type Name NT

Start Date 2024-11-05 21:31

End Date 2024-11-06 01:55
 

Technician Signature

Client Confirmation
Client Comment or Proposal

 

Date วันที่

2024-11-07

Client Signature

Client Name

ศนุวัตร

Email

Group@cpn.co.th (Default)

me.pkt2group@centralpattan
a.co.th

(Default)

MEPKT2Group@cpn.co.th (Default)
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13.5 ตวัอยำ่งเอกสำรกำรตรวจสอบระบบหมอ้แปลงไฟฟ้ำ 

 

 
 
 



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204027580ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204027580

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-TR 3-1-M2024

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

03 Jul 2024 00:00 - 03 Jul 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

03 Jul 2024 07:14

วันที่ซ่อมเสร็จ

03 Jul 2024 07:15

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-TRANSFORMER (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

TR 3-No.3 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

10
ตรวจเช็ค
อุณหภูมิ
หม้อแปลงไฟฟ้า

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

20
ฝาตู้หม้อแปลงปิด
มิดชิดอย่าง
เรียบร้อย

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

30
พัดลมระบาย
อากาศภายในห้อง
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

40
พัดลมระบาย
อากาศภายใน
หม้อแปลงทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

50
จุดต่อหม้อแปลง
ต้องไม่มีรอ
ยอาร์ค,รอยไหม้

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

60
ไม่มีคราบน้ำมัน
หรือฝุ่นในตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

70
ต้องไม่มีรอย
คราบน้ำมัน
บริเวณตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

80
บุชชิ่งและหัว PO-
HEAD ไม่มีรอย
การแตกร้าว

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

90
สายกราวนด์
สภาพแข็งแรงและ
ใช้งานได้ดี

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

100
น็อตยึดบัสบาร์
ต้องไม่ร้อนหรือ
หลุดหลวม

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

110
ตู้หม้อแปลงต้อง
ไม่มีสนิมหรือรอย
บุบชำรุด

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

120
วัดอุณหภูมิวัดจุด
ต่อสายไฟของบัส
บาร์

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

130
ค่าPOWER
FACTORที่ตัว
เก็บประจุค่าที่อ่าน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

140 แรงดันในแต่ละ
เฟส R= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

150 แรงดันในแต่ละ
เฟส S= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

160 แรงดันในแต่ละ
ฟ T VOLTS อนุมัติ 0 08 0 2 OF

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-TR 3-1-
M2024 1.28 3.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
03 Jul 2024 06:39

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

03 Jul 2024 07:14
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
03 Jul 2024 09:52

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204023366ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204023366

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-33/0.4KV-SEVICE-TR.3-1-M2024

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

01 Jul 2024 00:00 - 01 Jul 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

02 Jul 2024 07:29

วันที่ซ่อมเสร็จ

02 Jul 2024 07:30

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-SUR-A-SUB(RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

33/0.4KV-SEVICE-TR.3-No.3 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

10
ตรวจเช็ค
อุณหภูมิ
หม้อแปลงไฟฟ้า

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

20
ฝาตู้หม้อแปลงปิด
มิดชิดอย่าง
เรียบร้อย

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

30
พัดลมระบาย
อากาศภายในห้อง
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

40
พัดลมระบาย
อากาศภายใน
หม้อแปลงทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

50
จุดต่อหม้อแปลง
ต้องไม่มีรอ
ยอาร์ค,รอยไหม้

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

60
ไม่มีคราบน้ำมัน
หรือฝุ่นในตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

70
ต้องไม่มีรอย
คราบน้ำมัน
บริเวณตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

80
บุชชิ่งและหัว PO-
HEAD ไม่มีรอย
การแตกร้าว

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

90
สายกราวนด์
สภาพแข็งแรงและ
ใช้งานได้ดี

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

100
น็อตยึดบัสบาร์
ต้องไม่ร้อนหรือ
หลุดหลวม

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

110
ตู้หม้อแปลงต้อง
ไม่มีสนิมหรือรอย
บุบชำรุด

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

120
วัดอุณหภูมิวัดจุด
ต่อสายไฟของบัส
บาร์

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

130
ค่าPOWER
FACTORที่ตัว
เก็บประจุค่าที่อ่าน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

140 แรงดันในแต่ละ
เฟส R= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

150 แรงดันในแต่ละ
เฟส S= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

160 แรงดันในแต่ละ
ฟ T VOLTS อนุมัติ 0 08 0 2 OF

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงา

305949 วัดกระแสเฟส R
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 14.08 02 Jul 2024

07:30

305950 วัดกระแสเฟส S
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 8.67 02 Jul 2024

07:30

305951 วัดกระแสเฟส T
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 4.91 02 Jul 2024

07:30

All  records

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan
PM-33/0.4KV-
SEVICE-TR.3-1-
M2024

1.28 3.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



  เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
01 Jul 2024 06:38

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

02 Jul 2024 07:29
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
02 Jul 2024 15:13

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204025615ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204025615

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-115KV/33KV-TR.1-1-M2024

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

02 Jul 2024 00:00 - 02 Jul 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

02 Jul 2024 10:45

วันที่ซ่อมเสร็จ

02 Jul 2024 10:49

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-SUR-A-SUB(RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

115KV/33KV-TR.1-No.1 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

10
ตรวจเช็ค
อุณหภูมิ
หม้อแปลงไฟฟ้า

อนุมัติ 0.08 0.08 OF

20
ฝาตู้หม้อแปลงปิด
มิดชิดอย่าง
เรียบร้อย

อนุมัติ 0.08 0.08 OF

30
พัดลมระบาย
อากาศภายในห้อง
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.08 OF

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

40
พัดลมระบาย
อากาศภายใน
หม้อแปลงทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.08 OF

50
จุดต่อหม้อแปลง
ต้องไม่มีรอ
ยอาร์ค,รอยไหม้

อนุมัติ 0.08 0.08 OF

60
ไม่มีคราบน้ำมัน
หรือฝุ่นในตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.08 OF

70
ต้องไม่มีรอย
คราบน้ำมัน
บริเวณตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.08 OF

80
บุชชิ่งและหัว PO-
HEAD ไม่มีรอย
การแตกร้าว

อนุมัติ 0.08 0.08 OF

90
สายกราวนด์
สภาพแข็งแรงและ
ใช้งานได้ดี

อนุมัติ 0.08 0.08 OF

100
น็อตยึดบัสบาร์
ต้องไม่ร้อนหรือ
หลุดหลวม

อนุมัติ 0.08 0.08 OF

110
ตู้หม้อแปลงต้อง
ไม่มีสนิมหรือรอย
บุบชำรุด

อนุมัติ 0.08 0.08 OF

120
วัดอุณหภูมิวัดจุด
ต่อสายไฟของบัส
บาร์

อนุมัติ 0.08 0.08 OF

130
ค่าPOWER
FACTORที่ตัว
เก็บประจุค่าที่อ่าน

อนุมัติ 0.08 0.08 OF

140 แรงดันในแต่ละ
เฟส R= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.08 OF

150 แรงดันในแต่ละ
เฟส S= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.08 OF

160 แรงดันในแต่ละ
ฟ T VOLTS อนุมัติ 0 08 0 08 OF

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงา

305940 วัดกระแสเฟส L1
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 30.2 02 Jul 2024

10:48

305941 วัดกระแสเฟส L2
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 31.3 02 Jul 2024

10:48

305942 วัดกระแสเฟส L3
จุดวัดกระแสไฟฟ้า อนุมัติ 0 - 437 39.5 02 Jul 2024

10:48

All  records

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Sanuwat Suden
PM-
115KV/33KV-
TR.1-1-M2024

1.28 1.28 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



  เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
02 Jul 2024 06:39

ผู้รับมอบหมาย
Sanuwat Suden

02 Jul 2024 10:45
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
02 Jul 2024 15:11

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204027579ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204027579

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-TR 2-1-M2024

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

03 Jul 2024 00:00 - 03 Jul 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

03 Jul 2024 07:16

วันที่ซ่อมเสร็จ

03 Jul 2024 07:16

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-TRANSFORMER (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

TR 2-No.2 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

10
ตรวจเช็ค
อุณหภูมิ
หม้อแปลงไฟฟ้า

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

20
ฝาตู้หม้อแปลงปิด
มิดชิดอย่าง
เรียบร้อย

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

30
พัดลมระบาย
อากาศภายในห้อง
ทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aci

40
พัดลมระบาย
อากาศภายใน
หม้อแปลงทำงาน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

50
จุดต่อหม้อแปลง
ต้องไม่มีรอ
ยอาร์ค,รอยไหม้

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

60
ไม่มีคราบน้ำมัน
หรือฝุ่นในตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

70
ต้องไม่มีรอย
คราบน้ำมัน
บริเวณตู้
หม้อแปลง

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

80
บุชชิ่งและหัว PO-
HEAD ไม่มีรอย
การแตกร้าว

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

90
สายกราวนด์
สภาพแข็งแรงและ
ใช้งานได้ดี

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

100
น็อตยึดบัสบาร์
ต้องไม่ร้อนหรือ
หลุดหลวม

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

110
ตู้หม้อแปลงต้อง
ไม่มีสนิมหรือรอย
บุบชำรุด

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

120
วัดอุณหภูมิวัดจุด
ต่อสายไฟของบัส
บาร์

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

130
ค่าPOWER
FACTORที่ตัว
เก็บประจุค่าที่อ่าน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

140 แรงดันในแต่ละ
เฟส R= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

150 แรงดันในแต่ละ
เฟส S= VOLTS. อนุมัติ 0.08 0.2 OF

160 แรงดันในแต่ละ
ฟ T VOLTS อนุมัติ 0 08 0 2 OF

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kitti Naoopan PM-TR 2-1-
M2024 1.28 3.2 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
03 Jul 2024 06:39

ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan

03 Jul 2024 07:16
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
03 Jul 2024 09:53

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 
13.6 ตวัอยำ่งเอกสำรกำรตรวจสอบระบบบนัไดเลื่อน 

 
 
 









 
6.14 ตวัอยำ่งเอกสำรกำรตรวจสอบอุปกรณป้์องกนัอคัคีภยั 

 

 
 
 



https://v3.camscanner.com/user/download
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6.15 เอกสำรกำรแตง่ตั้งคณะกรรมกำรป้องกนัควำมปลอดภยั/อคัคีภยั  
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6.16 แผนงำนตรวจสอบและบ ำรุงรกัษำระบบปรบัอำกำศ 
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6.17 ตวัอยำ่งเอกสำรบนัทึกกำรตรวจสอบระบบ Cooling Tower หรอื Chiller 

 

 
 
 



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204095393ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204095393

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM CT-1 W 2024

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

16 Aug 2024 00:00 - 16 Aug 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

16 Aug 2024 14:01

วันที่ซ่อมเสร็จ

16 Aug 2024 14:02

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-ROOF-A

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Cooling Tower No. 1 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

10 ใบพัด อนุมัติ 0.08 0.2

20 สายพาน อนุมัติ 0.08 0.2

30 แบริ่ง อนุมัติ 0.08 0.2

40 MOTOR อนุมัติ 0.08 0.2

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

50 BALANCINGVALVE อนุมัติ 0.08 0.2

60 FILLING อนุมัติ 0.08 0.2

70 SPRINGER……….รอบ อนุมัติ 0.08 0.2

80 ระดับน้ำในบ่อ อนุมัติ 0 08 0 1

Showing 1 to 8 of 8 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

233974 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส R อนุมัติ 380 - 410 392 16 Aug 2024

14:01

233975 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส S อนุมัติ 380 - 410 392 16 Aug 2024

14:01

233976 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส T อนุมัติ 380 - 410 390 16 Aug 2024

14:02

234034 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส R อนุมัติ 4 - 15 10 16 Aug 2024

14:02

234035 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส S อนุมัติ 4 - 15 10 16 Aug 2024

14:02

234036 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส T อนุมัติ 4 - 15 10 16 Aug 2024

14:02

234059 Air Flow Rate
อัตราการไหลลม อนุมัติ 0 - 0 0 16 Aug 2024

14:02

All  records

Showing 1 to 7 of 7 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Pruthapol
Pethwon

PM CT-1 W
2024 0.64 1.5 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


ผู้มอบหมายงาน
16 Aug 2024 06:38

ผู้รับมอบหมาย
Pruthapol Pethwon
16 Aug 2024 14:01

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

18 Aug 2024 17:57



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204169829ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204169829

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM CT-5 M 2024

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

07 Oct 2024 00:00 - 07 Oct 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

07 Oct 2024 19:52

วันที่ซ่อมเสร็จ

07 Oct 2024 19:54

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-ROOF-A

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Cooling Tower No. 5 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Ac

10
มอเตอร์พัมลมถูก
ยึดแน่นไม่สั่น
คลอน

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

20
ชุดขับพัดลมมี
เสียง,สั่นสะเทือน
ไม่ผิดปกติ

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

60 การ์ดพัดลมอยู่ใน
สภาพแข็งแรง อนุมัติ 0.08 0.2 OF

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Ac

100
ปรับวาล์วให้
กระจายน้ำในถาด
สม่ำเสมอ

อนุมัติ 0.5 1 OF

110 ทำความสะอาด
ถาดรองน้ำ อนุมัติ 1 2 OF

120 ทำความสะอาด
ถาดกระจายน้ำ อนุมัติ 1 2 OF

130 ไม่มีน้ำรั่วซึมใน
ระบบส่งจ่ายน้ำ อนุมัติ 0.08 0.2 OF

180 ตู้Starterทุกตัว
อยู่ในสภาพดี อนุมัติ 0.5 1 OF

190
ท่อสายไฟอยู่ใน
สภาพดี,ไม่มีฉีก
ขาด

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

200 PilotLampใช้งาน
เป็นปกติทุกหลอด อนุมัติ 0.08 0.1 OF

210
กวดขันขั้วสาย
ไฟ/ทำความ
สะอาดตู้Starter

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

220 กระแสไฟฟ้าของ
ตู้Starter อนุมัติ 0.08 0.2 OF

230 แรงดันไฟฟ้าของ
ตู้Starter อนุมัติ 0.08 0.2 OF

250
ตรวจสอบระบบ
การทำงาน
ของVSD

อนุมัติ 0.08 0.2 OF

260 การปรับตั้งVSD อนุมัติ 0 08 0 2 OF

Showing 1 to 15 of 15 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 

No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

233986 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส R อนุมัติ 380 - 410 391 07 Oct 2024

19:53

233987 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส S อนุมัติ 380 - 410 390 07 Oct 2024

19:54

233988 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส T อนุมัติ 380 - 410 391 07 Oct 2024

19:54

234046 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส R อนุมัติ 4 - 15 6.1 07 Oct 2024

19:54

234047 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส S อนุมัติ 4 - 15 6.3 07 Oct 2024

19:54

234048 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส T อนุมัติ 4 - 15 6.1 07 Oct 2024

19:54

234063 Air Flow Rate
อัตราการไหลลม อนุมัติ 0 - 0 0 07 Oct 2024

19:54

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Kittipong
Ubonkan

PM CT-5 M
2024 3.88 8.1 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



  เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
07 Oct 2024 06:38

ผู้รับมอบหมาย
Kittipong Ubonkan
07 Oct 2024 19:52

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

08 Oct 2024 09:38

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204135749ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -
Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204135749

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM CT-3 W 2024

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

13 Sep 2024 00:00 - 13 Sep 2024 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

13 Sep 2024 13:06

วันที่ซ่อมเสร็จ

13 Sep 2024 13:09

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-ROOF-A

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Cooling Tower No. 3 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

10 ใบพัด อนุมัติ 0.08 0.2

20 สายพาน อนุมัติ 0.08 0.2

30 แบริ่ง อนุมัติ 0.08 0.2

40 MOTOR อนุมัติ 0.08 0.2

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

50 BALANCINGVALVE อนุมัติ 0.08 0.2

60 FILLING อนุมัติ 0.08 0.2

70 SPRINGER……….รอบ อนุมัติ 0.08 0.2

80 ระดับน้ำในบ่อ อนุมัติ 0 08 0 1

Showing 1 to 8 of 8 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

233980 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส R อนุมัติ 380 - 410 389 13 Sep 2024

13:08

233981 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส S อนุมัติ 380 - 410 389 13 Sep 2024

13:08

233982 วัดแรงดันไฟฟ้า
เฟส T อนุมัติ 380 - 410 389 13 Sep 2024

13:08

234040 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส R อนุมัติ 4 - 15 10 13 Sep 2024

13:08

234041 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส S อนุมัติ 4 - 15 10 13 Sep 2024

13:08

234042 วัดกระแสไฟฟ้า
เฟส T อนุมัติ 4 - 15 10 13 Sep 2024

13:08

234061 Air Flow Rate
อัตราการไหลลม อนุมัติ 0 - 0 0 13 Sep 2024

13:08

All  records

Showing 1 to 7 of 7 entries



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Pruthapol
Pethwon

PM CT-3 W
2024 0.64 1.5 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


ผู้มอบหมายงาน
13 Sep 2024 06:37

ผู้รับมอบหมาย
Pruthapol Pethwon
13 Sep 2024 13:06

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

13 Sep 2024 13:32



 
6.18 ตวัอยำ่งเอกสำรกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำของสถำนแสดงพนัธุส์ตัวน์  ้ำ 

 

 
  



Update: 21 June 2024

Parameters Acceptable Range For Water Quality in Aquaria Phuket
FW : 0-3 ppt. *T1   0-5 ppt.

SW : 30-35 ppt. * T13A Penguin 25-30 ppt.   

FW : 6.5-7.8       *T1 and T6 6.5-8     *Axolotl (Exibit) 7.4-7.9 

SW : 7.8-8.3       *13A Penguin  7.0-8.0       *13B 7.7-8.0      *MT 7.8-8.0

Oxidation Reduction 

Potential (PRP)

200-350 mV

Dissolved Oxygen 72 - 100% and >6 mg/L

T1 : 25-27 °C

T2 : 22-24.5 °C

T3, 4, 5 : 26-28 °C

T6 : >25°C

TP. BB : 24-27°C

T12 : 25-28°C

13A : 18-21°C

13B : 24-26.5 °C

T14:  25-27 °C

T15: 24-26 °C

Jelly fish system 1,3,4 : 17-19°C

Jelly fish system 2 : 25-26°C

Axolotl : 21-23 °C

CZ, SLGT : 25-27°C

Quarantine : 26-28°C

LT2 : 25 -28°C    Depend on species.

< 0.09 mg/L. By Reagent. 

< 0.09 mg/L. By Test kit. 

< 0.045 mg/L.  By Reagent. 

< 0.5 mg/L.   By Test kit. 

< 50 mg/L. By Reagent. 

< 50 mg/L. By Test kit. 

Bromine < 0.05 mg/L

Chlorine < 0.05 mg/L

Copper (Cu) < 0.05 mg/L

Iron (Fe) < 0.05 mg/L

Phosphate < 6.00 mg/L

Total Alkalinity (SW) (SW) : 120-200 mg/L

Total Hardness (FW) (FW) : 70-200 mg/L

Calcium (Ca) (FW) : 300-420 mg/L, (SW) : 200-450 mg/L

Magnesium(Mg) 1280-1350 mg/L

Cyanide CN- < 0.02 mg/L

Aluminium Al3
+ < 0.06 mg/L

Zinc (Zn) < 1.01 mg/L

Iodine (l) > 0.07 mg/L       

Nitrite (NO2)

Nitrate (NO3)

General Acceptable Range For Aquaria Phuket Aquarium Water

Salinity (S)

pH

Temperature (T)

Ammonia (NH3
-)



Tank ID Acceptable Range (ppt) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 0-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0-3 0 0 0 0 0 0 0
6 0-3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 30-35 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 32 31 31 32 32 32 32 31 30 29 32 30 3 31 31 31 30 31 31 31
13A 25-30 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 28 28 28 28 28 29 27 26 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28

13B.1 30-35 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 33 33 32 33 33 33 33 33 33 33 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
13B.2 30-35 33
14.1 30-35 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 32 33 32 33 32 33 33 33 33 33 32
14.2 30-35 33

MT1 (T15) 30-35 34 33 34 34 33 33 33 34 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 33 32 33 33 33 33 33 33 33 33
MT2 (T15) 30-35 33 33

MT Avr. (T15) 30-35 33 33 34 30 33 33 33
Lock Tank1 30-35 32 29
Lock Tank2 30-35 31 31 31 31 30 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 33 33 29 29 28 29 29 30 31 30 31 30 30 30 31
Touch Pool 30-35 33 33 33 33 32 32 33 33 32 32 33 32 32 32 33 31 33 33 33 34 34 33 34 33 34

Jelly1 30-35 32 31 31 31
Jelly2 30-35 33 32 32 32
Jelly3 30-35 32 31 31 31
Jelly4 30-35 32 32 32 31

Bamboo S Cycle 1 30-35 31 31 27 27 27 28 27 28 28 29 29 29 28 29 30 30 29 29 29 29 30 30 31 30 32 31 32 30 31
Bamboo S Cycle 2 30-35 32 32 31 31 31 32 32 32 33 32 32 32 32 32 33 33 32 32 31 31 32 33 32 32 33 33 33 32 33

largato1 30-35 33 33 34 33 33 34 34 34 34 30 30 30 31 31 31 31 30 30 31 31 31 31 31 32 31 32 32 32
largato2 30-35 32 32 33 33 30 30 30 31 30 30 30 30 29 30 30 31 31 31 30 30 31 31 31 31 31 31 31 32 30 32

Coastal Zone 1 30-35 33 31 31 31 31 32 31 31 31 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 31 31 31 31 32 31 32 31

Coastal Zone 2 30-35 33 33 33 33 32 31 32 32 31 32 32 32 31 31 32 32 32 32 29 30 31 31 31 31 32 31 31 32
Coastal Zone 3 30-35 30 30 30 30 30 31 30 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 30 29 31 31 31 30 32 31 31 31

Axolotl 0-3 0
FW Holding 0-3 0 0 31 0
SW Holding 30-35 30 30 29 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 27 29 29 29 30 30 31 30 30 30 31 30 30

Mix SW 28 28 28 29 29 29 32 30 29

New SW 28 29 28 30 29 30 29 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Q1 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 30.000 31 31 31 31 31
Q2 29 30 29 29 30 30 30 30 29 29 30 30 30 30 30 30 31 30 31 31 31
Q3 34 33 33 33
Q4 34 33 33 33
Q5 32 31 31 31 31 32 31 30 31 30 30 31 30 30 30 30 30 30 31 30 31 31 31 31 31
Q6 33 32 31 32
Q7

Q8

QC1

QC2 0 0 1
QC3 34 31 34
QC4

QC5

QC6

QC7

QD1 32 30 31 31
QD2

QD3 30 33
QD4

QD5

QD6

QD7 32 31 30 31

Remark

Salinity (S) Date

Date

Out of range
Lower of range

Use new HI98196 as equipment

Quarantine Area Acceptable Range (S.G.)

Depend on fish
FW: 0-3

SW:30-35



Tank ID Acceptable Range 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 6.5 - 8.0 7.35 7.33 7.410 7.430 7.39 7.36 7.32 7.31 7.290 7.320 7.35 7.310 7.270

2 6.5 - 7.8 6.87 6.90 6.95 7.04 6.80 6.97 6.97 6.97 6.89 6.99 6.88 6.84 6.64 6.84 6.910 6.96 6.87 6.86 6.65 6.67 6.80 6.82 6.84 6.85 6.72 6.87 6.87 6.92 6.91 6.90 7.15

3 6.5 - 7.8 7.64 7.57 7.55 7.53 7.65 7.54 7.50 7.50 7.55 7.53 7.49 7.44 7.24 7.57 7.440 7.39 7.40 7.45 7.34 7.41 7.43 7.430 7.36 7.36 7.46 7.47 7.52 7.53 7.53 7.43 7.56

4 (Point 1) 6.5 - 7.8 6.94 6.94 6.91 6.98 6.89 6.95 7.01 6.92 6.96 6.89 6.91 6.93 6.93 6.95 7.000 7.17 7.01 7.00 6.82 6.83 6.88 6.850 6.85 6.91 6.90 6.96 7.01 6.95 6.95 6.96

4 (Point 2) 6.5 - 7.8 6.96 6.94 6.92 6.89 6.94 6.99 6.9 6.88 6.93 6.67 6.95 6.81 6.81 6.84 6.92 6.86 7.05 6.95 6.93

5 6.5 - 7.8 7.61 7.61 7.60 7.50 7.50 7.58 7.55 7.54 7.61 7.57 7.58 7.54 7.36 7.58 7.470 7.51 7.48 7.37 7.35 7.54 7.490 7.48 7.53 7.45 7.53 7.55 7.52 7.47 7.48 7.45

6 6.5 - 8.0 8.25 7.96 7.99 7.91 8.04 8.05 8.08 8.02 7.98 7.95 7.84 8.000 8.020 8.02 7.97 7.93 7.85 7.84 7.87 7.850 7.90 7.96 7.94 8.02 8.01 7.93 7.98 7.92 7.99

12 7.8 - 8.3 7.92 7.90 7.94 7.91 7.93 7.88 7.73 7.86 7.89 7.88 7.91 7.87 7.84 7.92 7.880 7.76 7.97 7.93 7.93 7.88 7.87 8.000 7.99 7.91 7.90 7.98 7.95 7.88 7.91 7.92 7.91

13A 7.0 - 8.0 7.88 7.79 7.88 7.90 7.72 7.91 7.83 7.83 7.92 7.89 7.88 7.90 7.93 7.89 7.70 7.80 7.91 7.89 7.86 7.79 7.89 7.900 7.90 7.88 7.88 7.92 7.87 7.90 7.97 7.88 7.86

13B (Point 1) 7.7 - 8.0 7.96 7.92 7.93 7.97 7.90 7.94 7.91 7.92 7.92 7.96 7.95 7.96 7.91 7.92 7.950 7.97 7.96 7.96 7.92 7.92 7.90 7.960 7.95 7.92 7.92 7.95 7.93 7.91 7.92 7.91 7.91

13B (Point 2) 7.7 - 8.0 7.96 7.94 7.95 7.99 7.91 7.91 7.90 7.93 7.95 7.97 7.97 7.98 7.91 7.95 7.950 7.89 7.96 7.95 7.91 7.92 7.93 7.940 7.95 7.93 7.92 7.93 7.95 7.92 7.91 7.93 7.90

14 (Point 1) 7.8 - 8.3 7.99 7.99 8.01 8.03 7.96 8.01 7.94 7.97 7.97 8.01 8.00 8.00 7.97 8.00 7.970 7.93 7.97 7.96 7.94 7.95 7.96 7.970 7.95 7.95 7.96 7.98 7.96 7.99 7.95 7.95

14 (Point 2) 7.8 - 8.3 7.99 8.00 8.01 7.98 8.03 7.99 7.98 8.00 8.00 8.00 8.00 7.98 8.01 7.970 7.96 7.97 7.96 7.95 7.95 7.98 7.960 7.96 7.98 7.97 7.97 7.99 7.98 7.99 7.98 7.96

MT1 (T15) 7.8 - 8.3 7.82 7.86 7.91 7.85 7.88 7.88 7.83 7.86 7.85 7.81 7.87 7.84 7.82 7.89 7.860 7.87 7.84 7.86 7.87 7.84 7.88 7.860 7.88 7.83 7.88 7.89 7.87 7.90 7.86 7.86 7.85

MT2 (T15) 7.8 - 8.3 7.83 7.85 7.91 7.87 7.88 7.87 7.82 7.82 7.86 7.82 7.87 7.84 7.81 7.89 7.860 7.88 7.83 7.85 7.86 7.85 7.89 7.870 7.88 7.83 7.87 7.90 7.88 7.92 7.85 7.86 7.87

MT Avr. (T15) 7.8 - 8.3 7.83 7.86 7.91 7.86 7.88 7.88 7.83 7.84 7.86 7.82 7.87 7.84 7.82 7.89 7.86 7.88 7.84 7.86 7.87 7.85 7.89 7.865 7.88 7.83 7.88 7.90 7.88 7.91 7.86 7.86 7.86

Lock Tank1 7.8 - 8.3

Lock Tank2 7.8 - 8.3 7.65 7.64 7.68 7.71 7.69 7.71 7.6 7.62 7.61 7.54 7.6 7.54 7.83 7.68 7.620 7.76 7.87 7.88 7.8 7.88 7.830 7.81 7.83 7.80 7.92 7.87 7.82 7.84 7.82 7.91

Touch Pool 7.8 - 8.3 8.16 8.120 8.010 8.11 8.11 8.11

Jelly1 7.8 - 8.3 8.07 8.10 8.07 8.07

Jelly2 7.8 - 8.3 8.13 8.120 8.14 8.12

Jelly3 7.8 - 8.3 8.04 8.020 8.05 8.09

Jelly4 7.8 - 8.3 8.08 8.040 8.04 8.05

Bamboo S Cycle 1 7.8 - 8.3 8.19 8.150 8.180 8.14 8.160

Bamboo S Cycle 2 7.8 - 8.3 8.15 8.110 8.130 8.12 8.120

largato1 7.8 - 8.3 8.02 7.990 7.96 8.07 8.01 8.03

largato2 7.8 - 8.3 8.14 8.130 8.11 8.14 8.09 8.10

Coastal Zone 1 7.8 - 8.3 8.18 8.110 8.040 7.94 8.120

Coastal Zone 2 7.8 - 8.3 8.15 8.110 8.090 7.93 8.110

Coastal Zone 3 7.8 - 8.3 8.16 8.060 8.100 7.95 8.090

Axolotl 7.4 - 7.9 7.640 7.77 7.73

FW Holding 6.5 - 7.8 7.990 7.66 7.640 7.630

SW Holding 7.8 - 8.3 8.030 8.09 8.140 8.110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Q1 8.11 8.170 8.16 8.050 8.150 8.120 8.080 8.070 8.020 8.140 8.03 8.090 8.14 8.130 8.120 8.100 8.040 8.12 8.110 8.11 8.110 8.06 8.08 8.100 8.06 8.15 8.140 8.000 8.12

Q2 8.21 8.17 8.17 8.11 8.10 8.11 8.05 8.16 8.07 8.10 8.15 8.13 8.14 8.14 8.08 8.13 8.12 8.11 8.11 8.11 8.07 8.12 8.11 8.14 8.14 8.07 8.09

Q3 7.86 7.82 7.85 7.88

Q4 7.82 7.80 7.85 7.87

Q5 8.12 8.20 8.17 8.15 8.15 8.11 8.09 8.11 8.08 8.15 8.07 8.07 8.15 8.15 8.14 8.13 8.09 8.13 8.12 8.11 8.10 8.12 8.04 8.13 8.12 8.14 8.14 8.07 8.03

Q6 8.01 7.91 8.06 8.08

Q7

Q8

QC1

QC2 7.62 7.65 7.74

QC3 8.06 8.18 8.19

QC4

QC5

QC6

QC7

QD1 8.10 8.04 8.14 8.18

QD2

QD3 8.05 8.12

QD4

QD5

QD6

QD7 8.09 8.01 8.09 8.13

Remark Out of range

Lower of range

Use new HI98196 as equipment

Date

Date

1.10.24 งดตรวจจตู ้6 เนื่องจากเตมิกรดลด pH

Quarantine Area Acceptable Range 

Depend on fish
FW: 6.5 - 7.8 
SW: 7.8 - 8.3



pH
Tank ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tank 3 7.64 7.57 7.55 7.53 7.65 7.54 7.50 7.50 7.55 7.53 7.49 7.44 7.24 7.57 7.44 7.39 7.40 7.45 7.34 7.41 7.43 7.43 7.36 7.36 7.46 7.47 7.52 7.53 7.53 7.43 7.56
Tank 4 6.94 6.94 6.91 6.98 6.89 6.95 7.01 6.92 6.96 6.89 6.89 6.93 6.93 8.01 7.00 7.17 7.01 7.00 6.82 6.83 6.88 6.85 6.85 6.91 6.90 6.96 7.01 0.00 6.95 6.95 6.96
Tank 5 7.61 7.61 8.25 7.50 7.50 7.58 7.55 7.54 8.08 7.57 7.58 7.54 7.36 6.95 7.47 0.00 7.97 7.93 7.85 7.35 7.54 7.85 7.48 7.53 7.45 8.02 7.55 7.52 7.98 7.48 7.45
Tank 12 7.92 7.90 7.94 7.91 7.93 7.88 7.73 7.86 7.92 7.88 7.91 7.87 7.84 8.00 7.88 7.76 7.91 7.96 7.92 7.88 7.87 7.90 7.99 7.91 7.90 7.92 7.95 7.88 7.97 7.92 7.91
Tank 13B 7.96 7.92 7.93 7.97 7.90 7.94 7.90 7.93 7.95 7.96 7.88 7.96 7.91 7.89 7.95 7.97 7.96 7.96 7.91 7.92 7.90 7.94 7.95 7.92 7.92 7.93 7.93 7.91 7.91 7.91 7.91
Tank 14 7.99 7.99 8.01 8.03 7.96 8.01 7.99 7.98 8.00 8.01 8.00 8.00 7.97 7.95 7.97 7.93 7.97 7.85 7.95 7.95 7.96 7.96 7.95 7.95 7.96 7.97 7.96 7.99 7.86 7.95 7.95
Tank 15 7.83 7.86 7.91 7.86 7.88 7.88 7.83 7.84 7.86 7.82 7.87 7.84 7.82 7.89 7.86 7.88 0.00 0.00 7.87 7.85 7.89 0.00 7.88 7.83 7.88 0.00 7.88 7.91 7.84 7.86 7.86

Date
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4.00
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7.00

8.00

9.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

pH Graph FW

Tank 3 Tank 4 Tank 5
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pH Graph SW
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Tank ID Acceptable Range 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4 (Point 1)

4 (Point 2)

5

6 225.2 224.5 236.4 250.6 241.3 230.2 239.9 225.5 223.7 223.1 222.7 220.6 205.300 260.0 203.800 225.100 205.8 210.80 240.3 222.20 226.800 226.5 212.3 189.0 211.800 194.7 195.2

12 282.60 294.2 242.0 243.9 265.0 268.9 298.3 242.7 316.8 266.2 371.8 270.1 238.8 247.2 281.9 304.2 310.200 318.300 233.5 303.700 304.8 304.00 341.5 316.9 282.5 348.8 251.5 270.6 285.600 287.7 287.3

13A 265.80 279.1 249.5 238.4 284.3 271.3 359.8 230.6 282.0 255.0 391.1 258.0 230.8 250.8 272.0 314.0 296.1 314.8 236.4 294.1 283.6 328.20 312.4 285.1 306.2 329.2 282.5 256.7 320.600 288.0 282.2

13B (Point 1) 274.80 283.0 253.4 233.1 288.3 274.1 381.8 232.2 271.0 275.6 261.6 266.0 205.7 257.6 247.8 251.9 289.6 311.8 239.7 297.5 353.1 309.60 326.0 308.8 349.3 349.7 255.6 255.5 304.600 288.0 291.0

13B (Point 2) 273.10 287.7 249.9 230.1 286.5 265.9 351.7 233.6 276.1 271.0 356.4 265.3 252.8 321.4 249.3 259.5 288.5 306.3 276.6 286.2 322.2 310.20 318.3 305.9 345.6 326.5 260.2 250.5 306.100 287.1 289.0
14 (Point 1) 275.00 283.0 245.8 230.0 287.3 264.2 283.9 235.0 262.6 255.7 354.6 263.3 223.3 273.3 261.8 260.0 308.5 318.3 233.8 278.9 289.2 321.60 290.5 289.5 300.6 314.3 264.1 251.7 318.000 287.2 288.0

14 (Point 2) 274.90 282.2 245.3 294.3 263.0 278.0 232.7 265.6 256.0 378.1 260.6 230.2 264.9 269.8 258.8 315.8 331.7 231.2 277.0 282.2 338.30 291.6 288.9 300.6 314.0 265.3 253.0 285.2 287.0

MT1 (T15) 333.40 279.3 245.3 317.8 273.4 235.1 292.2 246.9 298.4 308.7 281.6 249.8 236.5 267.8 263.5 260.0 352.1 284.5 230.3 270.1 288.3 286.20 296.2 327.8 272.8 359.5 248.4 248.3 285.700 296.7 287.5

MT2 (T15) 337.70 278.6 244.5 310.5 250.2 225.1 294.3 246.4 317.8 309.9 283.1 250.5 233.9 261.8 263.9 261.1 339.0 299.7 221.7 269.9 288.0 280.30 297.4 312.8 273.1 336.8 247.4 248.1 282.200 302.1 291.1

MT Avr. (T15) 345.55 278.950 244.9 314.2 261.8 230.1 293.25 246.7 308.10 309.30 282.4 250.2 235.2 264.8 263.7 260.6 345.6 292.1 226.00 270.00 288.2 283.25 296.80 320.3 272.95 348.2 247.9 248.2 283.950 299.4 289.30

Lock Tank1

Lock Tank2

Touch pool

Jelly1

Jelly2

Jelly3

Jelly4

BB1

BB2

Largato1

Largato2

CZ1

CZ2

CZ3

Axolotl

FW Holding

SW Holding

ORP Date

200 - 350 mV



Tank ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tank 3 6.50 6.66 6.56 6.89 6.66 6.12 7.23 6.32 7.52 7.37 6.42 6.62 6.40 6.04 6.83 6.15 6.74 6.67 6.32 6.53 6.00 6.01 6.73 6.98 7.81 7.37 6.94 7.29 8.02 6.56 8.56
Tank 4 6.22 7.01 7.24 0.00 6.40 0.00 7.22 6.03 8.16 7.37 7.21 7.04 6.21 6.05 6.37 6.98 7.93 6.66 7.21 6.53 6.38 7.78 7.62 6.99 8.21 7.13 0.00 7.19 7.60 7.83 8.36
Tank 5 7.08 7.29 6.40 6.54 6.54 6.94 7.15 7.51 8.31 7.38 7.36 6.91 7.37 6.36 6.21 7.43 7.97 7.77 5.57 6.56 7.16 8.08 7.06 7.13 8.09 7.21 7.55 7.48 8.94 8.12 8.37
Tank 12 8.05 7.95 6.29 8.08 8.17 8.23 8.13 8.06 8.73 8.02 7.85 7.95 7.96 6.95 8.05 9.40 9.23 7.96 9.09 8.16 8.16 21.30 8.07 8.05 8.05 9.11 7.95 8.02 9.09 8.00 7.97

Tank 13B 8.04 8.09 6.66 8.04 8.22 8.08 8.01 7.97 8.10 8.01 8.19 8.20 8.14 8.10 8.16 8.41 8.10 8.22 8.62 8.15 8.25 8.53 8.32 8.25 8.22 8.55 7.95 8.23 8.71 8.16 8.21
Tank 14 8.34 8.33 6.50 8.53 8.39 8.39 8.37 8.38 8.20 8.05 8.17 8.44 8.20 8.65 8.43 8.28 8.12 8.07 8.13 8.42 8.41 8.16 8.54 8.39 8.57 8.10 7.99 8.48 8.12 8.59 8.63
Tank 15 8.16 8.17 7.37 8.15 8.19 8.11 7.99 7.95 8.05 8.06 8.08 8.06 8.05 8.11 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 8.12 8.14 0.00 8.14 8.11 8.14 0.00 7.88 8.10 0.00 8.04 8.04
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Temperature (T)
Tank ID Acceptable Range (℃) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 25-27 25.68 25.61 25.54 25.39 25.57 25.54 25.70 25.39 25.51 25.73 25.74 25.73

2 22-24.5 23.27 22.01 23.17 23.48 23.12 23.91 23.45 23.04 22.75 22.98 23.16 23.33 23.39 23.43 23.58 23.29 23.19 23.06 23.02 23.00 22.94 22.88 22.93 23.06 23.09 23.33 23.35 23.37 23.28 24.82

3 26.67 26.72 26.69 26.72 26.67 26.70 26.74 26.70 26.73 26.70 26.62 26.59 26.52 26.51 26.57 26.69 26.57 26.39 26.28 26.30 26.30 26.38 26.38 26.35 26.38 26.41 26.37 26.46 26.45 26.33

4 (Point 1) 27.18 27.20 27.17 27.04 27.23 27.15 27.03 26.58 27.07 27.03 26.92 26.93 26.88 26.93 27.02 26.93 26.77 26.68 26.65 26.77 26.80 26.57 26.82 26.78 26.81 26.92 27.01

4 (Point 2) 27.16 27.22 27.17 27.18 27.13 27.06 27.05 26.93 26.93 26.85 26.82 26.67 26.72 26.81 26.81 26.79 26.79 26.89 27.00 27.02

5 26.51 26.51 26.53 26.41 26.41 26.66 26.69 26.76 26.79 26.79 26.79 26.79 26.82 26.80 26.84 26.86 26.92 26.98 26.96 26.91 26.60 26.92 26.94 26.99 27.02 26.99 27.05 27.08 27.11 27.00 27.03

6 >25 25.67 25.51 25.05 24.18 23.63 25.87 25.47 25.14 25.23 25.32 25.21 25.13 25.51 25.40 25.38 25.05 24.99 25.19 25.51 25.17 25.28 25.45 24.16 24.21 25.00 25.72 25.48 25.66

12 25-28 27.20 27.20 26.87 27.00 27.40 27.20 27.00 27.30 27.20 27.00 27.40 27.40 27.10 27.30 27.20 27.20 27.20 27.10 27.30 27.30 27.20 27.20 27.20 27.40 27.20 27.40 27.40 27.30 27.20 26.90

13A 18-21 20.20 19.40 20.18 20.30 20.40 19.90 19.80 20.10 21.30 20.60 20.20 20.20 20.98 20.30 20.30 19.50 19.80 20.20 20.10 20.60 21.70 20.10 20.70 21.00 20.70 20.40 20.20 20.30 21.17 19.70 20.50

13B (Point 1) 25.00 25.10 24.75 25.30 24.70 25.00 25.00 24.90 25.10 25.10 24.70 24.80 25.00 24.90 24.90 24.80 24.90 24.90 25.00 25.20 25.30 24.70 25.10 25.20 24.90 24.80 25.00 24.90 25.10 24.80 24.90

13B (Point 2) 25.00 25.00 24.77 25.20 24.70 24.90 24.90 25.00 25.00 25.10 24.60 24.80 24.90 24.80 25.00 24.90 24.90 25.00 25.20 25.00 24.70 25.00 25.00 24.90 24.70 24.80 25.00 25.10 25.10 24.90

14 (Point 1) 26.50 26.40 26.14 25.90 26.40 26.30 26.30 26.30 26.30 26.10 26.10 26.10 26.20 26.20 26.40 26.40 26.40 26.20 26.20 26.40 26.40 25.60 26.40 26.40 26.40 26.40 26.40 26.40 25.70 26.30

14 (Point 2) 26.50 26.40 26.14 26.40 26.40 26.10 26.40 26.30 26.20 26.20 26.30 26.30 26.30 26.40 26.40 26.40 26.40 26.30 26.40 26.30 25.90 26.50 26.40 26.40 26.20 26.30 26.30 26.30

MT1 (T15) 25.40 25.50 25.08 25.50 25.50 25.70 25.30 25.70 25.30 25.30 25.30 25.10 25.50 25.40 25.40 25.60 25.80 25.60 25.70 25.60 25.70 25.80 25.80 25.80 25.80 25.90 25.80 25.80 25.80 25.60

MT2 (T15) 25.40 25.50 25.08 25.50 25.50 25.50 25.30 25.50 25.30 25.30 25.30 25.40 25.70 25.40 25.40 25.50 25.60 25.70 25.70 25.70 25.70 25.70 25.70 25.80 26.00 26.00 25.70 25.90 25.80 25.70

MT Avr. (T15) 25.40 25.50 25.08 25.50 25.50 25.60 25.30 25.60 25.30 25.30 25.30 25.25 25.60 25.40 25.40 25.55 25.70 25.65 25.70 25.65 25.70 25.75 25.75 25.80 25.90 25.95 25.75 25.85 25.80 25.65

Lock Tank1

Lock Tank2 25-28 25.80 25.30 25.25 26.10 25.60 25.40 25.30 25.50 25.30 25.20 25.50 26.20 25.30 25.80 25.80 26.50 27.50 26.30 25.90 25.60 26.60 26.70 26.10 26.10 25.70 25.80 25.80 26.00 26.20

Touch Pool 24-27 25.87 26.10 26.00 26.20 26.10 26.10

Jelly1 17-19 18.30 25.60 17.90 18.20

Jelly2 25-26 25.10 25.00 16.20 24.20

Jelly3 19.50 19.20 20.10 18.20

Jelly4 18.30 18.00 18.30 19.10

Bamboo S Cycle 1 25.80 25.30 25.50 25.80 25.40

Bamboo S Cycle 2 24.90 24.40 24.60 24.80 24.90

largato1 26.16 26.70 26.50 26.50 26.90 27.00

largato2 26.64 26.80 26.60 26.60 26.80 27.00

Coastal Zone 1 25.10 25.13 25.20 25.00 24.80

Coastal Zone 2 26.50 26.40 26.20 26.20 26.50

Coastal Zone 3 26.60 27.30 26.30 26.30 26.70

Axolotl 21-23 21.94 21.67 21.76

FW Holding 26.92

SW Holding 28.30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Q1 27.40 28.48 27.20 28.50 27.50 28.30 28.00 28.70 28.10 28.10 27.90 28.20 27.30 28.70 26.70 28.20 27.80 28.40 27.80 28.40 27.90 28.80 27.70 28.00

Q2 28.40 28.70 28.60 28.80 28.70 28.80 28.60 28.60 28.70 28.00 28.20 28.80 28.10 29.00 29.10 28.80 29.10 28.60 28.50 29.20 28.50 28.90

Q3 25.80 25.50 26.10 26.10

Q4 25.60 25.70 25.90 26.00

Q5 27.40 26.69 26.60 27.70 26.80 26.7 27.40 27.20 27.20 26.70 27.50 25.70 26.70 27.20 26.30 27.10 27.10 26.80 27.00 26.60 26.30 27.30 27.20 26.50

Q6 28.60 28.30 28.80 28.90

Q7

Q8

QC1

QC2 19.68 19.45 18.19

QC3 28.40 28.40 28.70

QC4

QC5

QC6

QC7

QD1 23.70 24.40 22.50 22.90

QD2

QD3 27.20 27.50

QD4

QD5

QD6

QD7 26.40 26.50 26.40 26.60

Remark

Lower of range

Date

Date

Out of range

Use new HI98196 as equipment

Quarantine Area

26-28

25-27

25-27

24-26

17-19

24-27

25-27

Acceptable Range (℃)

25-28



Tank ID Acceptable Range (mg/L) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 0.05

2 0.00

3 0.05

4 (Point 1) 0.07

4 (Point 2)

5 0.02

6 0.03 0.02 0.01 0.01 0.06 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 0.04 0.04 0.05 0.03 0.04 0.04 0.02

12 0.01 0.05 0.03 0.00 0.04 0.00 0.05 0.02 0.05 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.04 0.03 0.05 0.01 0.04 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01

13A 0.02 0.04 0.05 0.04 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.04 0.01 0.03 0.03 0.00 0.05 0.02 0.02 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.04 0.01 0.02 0.04

13B (Point 1) 0.00 0.04 0.02 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 0.04 0.05 0.01 0.01 0.04 0.03 0.00 0.01 0.03 0.02 0.02 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.04 0.01 0.04 0.01 0.05

13B (Point 2)

14 (Point 1) 0.01 0.04 0.04 0.04 0.00 0.01 0.02 0.04 0.00 0.05 0.01 0.04 0.01 0.03 0.04 0.02 0.01 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.04 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03

14 (Point 2)

MT1 (T15) 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.03 0.00 0.02 0.02 0.04 0.05 0.00 0.04 0.04 0.01 0.02 0.00 0.00 0.02 0.04 0.01

MT2 (T15)

MT Avr. (T15)

Lock Tank2

Touch Pool

Jelly1

Jelly2

Jelly3

Jelly4

Bamboo S Cycle 1 0.03

Bamboo S Cycle 2 0.01

largato1 0.00

largato2 0.00

Coastal Zone 1

Coastal Zone 2

Coastal Zone 3

Axolotl

FW Holding 0.03

SW Holding 0.03

 

Bromine (Br2) Date

 < 0.05 mg/L



Tank ID Acceptable Range (mg/L) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 0.00 0.00 0.00 0.00

2 0.01 0.03 0.02 0.00

3 0.00 0.00 0.00 0.00

4 (Point 1) 0.00 0.00 0.00

4 (Point 2) 0.00

5 0.00 0.03 0.00 0.00

6 0.00 0.05 0.00 0.00

12 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02

13A 0.00 0.06 0.02 0.09 0.01

13B (Point 1) 0.01 0.02 0.02 0.10 0.03

13B (Point 2)

14 (Point 1) 0.00 0.03 0.00 0.05 0.02

14 (Point 2)

MT1 (T15) 0.00 0.00 0.01 0.04 0.01

MT2 (T15)

MT Avr. (T15)

Lock Tank1

Lock Tank2 0.00 0.25 0.02 0.00

Touch Pool 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00

Jelly1 0.00 0.00 0.00 0.00

Jelly2 0.00 0.00 0.00 0.00

Jelly3 0.00 0.00 0.00 0.00

Jelly4 0.00 0.00 0.00 0.00

Bamboo S Cycle 1 0.00 0.00 0.00 0.00

Bamboo S Cycle 2 0.00 0.00 0.00 0.00

largato1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

largato2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Coastal Zone 1 0.00 0.00 0.00 0.00

Coastal Zone 2 0.00 0.00 0.00 0.00

Coastal Zone 3 0.00 0.00 0.00 0.00

Axolotl 0.00 0.01 0.00 0.00

FW Holding 0.00 0.00 0.00 0.03

SW Holding 0.00 0.00 0.00 0.02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Q1 0.25 0 0.00

Q2 0.25 0 0.00

Q3 0.25 0.00 0.00

Q4 0.25 0.00 0.00

Q5 0.25 0.00 0.00

Q6 0.25 0.00 0.00

Q7

Q8

QC1

QC2 0.00 0.00

QC3 0.00 0.00

QC4

QC5

QC6

QC7

QD1 0.00 0.00 0.00

QD2

QD3 0.25 0.00

QD4

QD5

QD6

QD7 0.25 0.00 0.00

< 0.09 mg/L

Ammonia(NH3-N) Date

Date
Quarantine Area

< 0.09 mg/L

Acceptable Range 



Tank ID Acceptable Range (mg/L) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 0.005 0.008 0.013 0.050

2 0.004 0.019 0.008 0.003

3 0.004 0.016 0.003 0.004

4 (Point 1) 0.004 0.004 0.013

4 (Point 2) 0.003

5 0.022 0.003 0.005 0.004

6 0.003 0.003 0.004 0.003

12 0.006 0.005 0.004 0.004 0.005

13A 0.004 0.003 0.005 0.004 0.003

13B (Point 1) 0.023 0.038 0.022 0.098 0.027

13B (Point 2)

14 (Point 1) 0.027 0.041 0.028 0.021 0.019

14 (Point 2)

MT1 (T15) 0.010 0.019 0.016 0.012 0.018

MT2 (T15)

MT Avr. (T15)

Lock Tank1

Lock Tank2 0.10 0.100 0.250 0.05

Touch Pool 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000

Jelly1 0.00 0.000 0.000 0.000

Jelly2 0.00 0.000 0.000 0.000

Jelly3 0.00 0.000 0.000 0.000

Jelly4 0.00 0.000 0.000 0.000

Bamboo S Cycle 1 0.00 0.000 0.002 0.000

Bamboo S Cycle 2 0.00 0.000 0.004 0.000

largato1 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000

largato2 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000

Coastal Zone 1 0.00 0.000 0.005 0.000

Coastal Zone 2 0.00 0.000 0.006 0.000

Coastal Zone 3 0.00 0.000 0.006 0.000

Axolotl 0.000 0.001 0.000 0.000

FW Holding 0.002 0.002 0.003 0.002

SW Holding 0.006 0.003 0.001 0.004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Q1 0.10 0.10 0.100 0.05

Q2 0.10 0.10 0.000 0.05

Q3 0.25 0.10 0.000 0.05

Q4 0.05 0.10 0.500 0.05

Q5 0.00 0.10 0.000 0.00

Q6 0.25 0.10 0.050 0.05

Q7

Q8

QC1

QC2 0.00 0.000 0.00

QC3 0.05 0.000 0.00

QC4

QC5

QC6

QC7

QD1 0.00 0.00 0.000 0.00

QD2

QD3 0.00 0.000

QD4

QD5

QD6

QD7 0.00 0.00 0.000 0.00

< 0.045 mg/L
Test kit < 0.5 mg/L

Nitrite(NO2-N) Date

Date
Quarantine Area

< 0.045 mg/L
Test kit < 0.5 mg/L

Acceptable Range 



Tank ID Acceptable Range (mg/L) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 1.8 4.8 3.4 25.0

2 4.6 13.7 5.4 9.8

3 1.0 3.1 2.1 2.3

4 (Point 1) 3.2 7.9 3.1

4 (Point 2) 4.4

5 2.5 6.6 3.3 4.5

6 0.7 1.1 2.8 1.1

12 5.0 4.4 4.6 6.2 7.1

13A 3.8 3.7 6.1 5.4 6.3

13B (Point 1) 28.3 25.5 68.5 69.9 47.8

13B (Point 2)

14 (Point 1) 21.3 25.7 28.0 38.6 32.6

14 (Point 2)

MT1 (T15) 15.4 14.3 16.9 28.7 21.4

MT2 (T15)

MT Avr. (T15)

Lock Tank1

Lock Tank2 50.0 50 25.0 12.5

Touch Pool 12.5 25.0 1.2 25.0 25

Jelly1 12.5 25.0 25.0 12.5

Jelly2 12.5 12.5 12.5 12.5

Jelly3 12.5 25.0 25.0 25.0

Jelly4 12.5 12.5 25.0 25.0

Bamboo S Cycle 1 12.5 12.5 1.0 25.0

Bamboo S Cycle 2 12.5 25.0 2.0 25.0

largato1 50.0 100.0 2.5 50.0 100

largato2 25.0 12.5 1.4 12.5 25

Coastal Zone 1 12.5 12.5 1.3 12.5

Coastal Zone 2 25.0 25.0 1.8 12.5

Coastal Zone 3 12.5 25.0 1.3 12.5

Axolotl 12.5 25.0 1.6 50.0 0.0

FW Holding 0.8 0.8 0.6 0.3

SW Holding 1.4 1.4 0.8 1.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Q1 12.5 50.0 12.5 12.5

Q2 12.5 25.0 12.5 12.5

Q3 100.0 100.0 100.0 100.0

Q4 100.0 12.5 100.0 100.0

Q5 12.5 25.0 12.5 12.5

Q6 25.0 25.0 25.0 12.5

Q7

Q8

QC1

QC2 12.5 12.5 12.5

QC3 12.5 12.5 12.5

QC4

QC5

QC6

QC7

QD1 0.0 50.0 12.5 12.5

QD2

QD3 12.5 12.5

QD4

QD5

QD6

QD7 12.5 12.5 12.5 12.5

 <50 mg/L

Nitrate(NO3-N) Date

Date
Quarantine Area

  <50 mg/L

Acceptable Range 



Tank ID Acceptable Range (mg/L) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 0.01

2 0.01

3 0.01

4 0.01

5 0.00

6 0.01

12 0.01

13A 0.00

13B 0.00

14 0.04

Main Tank (T15) 0.03

Lock Tank2

Touch Pool

Jelly1

Jelly2

Jelly3

Jelly4

Bamboo S Cycle 1 0.00

Bamboo S Cycle 2 0.00

largato1 0.02

largato2 0.01

Coastal Zone 1

Coastal Zone 2

Coastal Zone 3

Axolotl

FW Holding 0.01 0.01 0.00 0.00

SW Holding 0.01

Chlorine (Cl2) Date

 < 0.05 mg/L



 
6.19 ตวัอยำ่งใบเสรจ็ค่ำธรรมเนียมกำรสง่ก ำจดัซำกสตัวต์ำย 

ของสถำนแสดงพนัธุส์ตัวน์  ้ำ 
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6.20 เอกสำรกำรว่ำจำ้งแรงงำนในทอ้งถ่ิน 

 

 
 
 



update 28/11/2024

แผนก จ ำนวน

Art & Graphic Design 2

Branch Marketing 4

Civil Engineering 2

Cemmercialization 1

Electrical 1

F&A Operation Income 1

Food Park (Taste of The Island) 3

Asset G1 - PKT & PK1 1

Hug Craft 2

Hygiene Service 1

Local Leasing (PHUKET) 1

Onsite Media - Sales 1

People Business Partnership (Retail Asset Group 3)2

Procurement 1

Safety & Security 4

Sanitation 1

Service Touchpoint 5

Tenant Business Partnership 1

Tourism Marketing 1

Traffic & Parking Management 1

แรงงำนในทอ้งถ ิน่ จ.ภเูก็ต 36

แรงงำนจำกตำ่งจงัหวดั 66

พนกังำนท ัง้หมด 102

35%

65%

กำรวำ่จำ้งแรงงำนในทอ้งถิน่

แรงงานในทอ้งถิน่ จ.ภเูก็ต

แรงงานจากตา่งจังหวดั



 
6.21 เอกสำรสญัญำว่ำจำ้งใหบ้รกิำรรกัษำควำมสะอำด 

 
  









 
6.22 เอกสำรสำรเคมีที่ใชฉี้ดพ่น และท ำควำมสะอำดในบรเิวณหอ้งพกั 

 



บริษัท สวนสามพราน จ ากัด (Sampran Garden Co., Ltd.)

21 หมู่ 2 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

1. ผลติภณัฑท์างเคมแีละการระบ ุบรษิทั

1.1 ตวัระบผุลติภณัฑ์

ชือ่ผลติภณัฑ์ : ปฐมเคล็นซิง่ แฮนดเ์จล

ชือ่ทางเคมี : แอลกอฮอลเ์จล 72.4% v/v

1.2 รายละเอยีดของผูจ้ดัหาเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั

ผลติโดย : บรษัิท สวนสามพราน จ ากัด  21 ม.2ต.ยายชา

  สามพราน, นครปฐม, ประเทศไทย

: 034 322544

2. ขอ้มลูระบคุวามเป็นอนัตราย

  วตัถไุมเ่ป็นอันตราย

3. สว่นประกอบ / ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม

4. มาตรการปฐมพยาบาล

5. มาตรการในการเกดิอคัคภียั

 - ใหย้นืเหนือลม และหลกีเลีย่งการยนืใตส้ารเคมี

 - เจา้หนา้ทีด่ับเพลงิควรสวมอปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคลทีค่รบถว้นและเครือ่งชว่ยหายใจแบบมถัีงอากาศในตัว

6. มาตรการเมือ่มสีารเคมรี ัว่ไหล

  ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล :  สวมชดุป้องกันมถีงุมอืและสวมแวน่ตา

   ขอ้ควรระวงัในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม : ท าความสะอาดดว้ยสารดดูซับทีเ่หมาะสม

  วธิที าความสะอาด :  ลา้งดว้ยน ้าสะอาด

Triethanolamine

CAS NO.

90063-52-8

89998-16-3

9007-20-9

64-17-5

102-71-6

 - อยา่ฉีดน ้าโดยตรงกับสารเคมหีรอืไฟ แตใ่หฉ้ีดน ้าเพือ่ท าใหภ้าชนะเย็นลง

เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั

1.3 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ

การสดูดม     : ใหรั้บอากาศบรสิทุธิ ์หากสดูดมและมอีาการแพ ้หรอืปรกึษาแพทย์

การสมัผสัถกูดวงตา                :อาจท าใหร้ะคายเคอืง ลา้งออกดว้ยน ้าสะอาดเยอะๆ

การกลนืกนิ       : น าออกจากปากทันท ีดืม่น ้าเยอะๆ ควรพบแพทยทั์นทเีมือ่มอีาการ

การสมัผสัทางผวิหนงั                :ไมม่สีารอันตรายรา้ยแรง สามารถลา้งออกดว้ยสบูแ่ละน ้าเปลา่

Ingredient

น ้ากลั่นผวิมะนาว (Citrus Aurantifolia Fruit Water)

น ้ากลั่นตะไคร ้(Cymbopogon Schoenanthus Leaf Extract)

Carbomer

Ethyl Alcohol



7. การใชแ้ละการจดัเก็บ

เก็บในพืน้ทีแ่หง้และหา่งจากไฟ ปิดภาชนะใหส้นทิ

8. คา่มาตรฐานความปลอดภยั / การป้องกนัสว่นบคุคล
  อปุกรณ์ป้องกนัระบบหายใจ: ใชต้ามความเหมาะสมกับสถานการณ์

  การป้องกนัดวงตา: สวมแวน่ตานริภัย

  การป้องกนัมอื: สวมถงุมอืยาง

  การป้องกนัรา่งกาย: สวมเสือ้ผา้ทีรั่ดกมุ

9. คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี

ลกัษณะ :  เนือ้เจล

สี :  ไมม่สีี

กลิน่ :  -

ความหนดืที ่25 ° C (# 63,1.0rpm) :  -

ความหนดืที ่25 ° C (# 63,1.0rpm) คา้งคนื :  -

คา่ความเป็นกรดดา่ง(ตามสภาพ) ที ่25 ° C :  -

10. ความคงตวัและการเกดิปฏกิริยิา

 ปฏกิริยิาทีเ่ป็นอนัตราย ไมม่ขีอ้มลู

  ความคงตวั : มคีวามคงตัวภายใตส้ภาวะปกติ

11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา

ไมม่ขีอ้มลู

12. ผลกระทบตอ่ระบบนเิวศน์

ไมม่ขีอ้มลู

13. การก าจดั/ท าลาย

วธิกีารก าจดั

การท าลายควรปฏบิัตติามขอ้ก าหนดตามกฏหมาย

14. การขนสง่

ขอ้มลูเพิม่เตมิ

15. ขอ้มลูดา้นขอ้ก าหนดทางกฏหมาย

ปฏบิัตติามขอ้ก าหนดในแตล่ะประเทศ

16. ขอ้มลูอืน่ๆ

ไมม่ี

: ผลติภัณฑน์ีไ้มไ่ดเ้ป็นอันตรายตอ่การขนสง่ตามกฏหมาย

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง : ควรใชต้ามเงือ่นไขทีก่ าหนด



บริษัท สวนสามพราน จ ากัด (Sampran Garden Co., Ltd.)

21 หมู่ 2 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

  1. ผลติภณัฑท์างเคมแีละการระบ ุบรษิทั

  1.1 ตวัระบผุลติภณัฑ์

ชือ่ผลติภณัฑ์ : ปฐมเคล็นซิง่ แฮนดโ์ฟม

การใชป้ระโยชน์ : ใชท้ ำควำมสะอำดผวิมอื

  1.2 รายละเอยีดของผูจ้ดัหาเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั

ผลติโดย : บรษัิท สวนสำมพรำน จ ำกัด  21 ม.2ต.ยำยชำ  สำมพรำน, นครปฐม, ประเทศไทย

: 034 322544

  2. ขอ้มลูระบคุวามเป็นอนัตราย

ผลตอ่สขุภาพ : ท ำใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงตอ่เนือ้เยือ่ตำ

ผลตอ่ส ิง่แวดลอ้ม : ไมก่อ่ใหเ้กดิมลพษิตอ่สิง่แวดลอ้มเนือ่งจำกยอ่ยสลำยเองไดต้ำมธรรมชำติ

  3. สว่นประกอบ / ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม

  4. มาตรการปฐมพยาบาล

การกลนืกนิ

การสมัผสัทางผวิหนงั : ไมม่สีำรอันตรำยรำ้ยแรง สำมำรถลำ้งออกดว้ยสบูแ่ละน ้ำเปลำ่

การสดูดม : ใหเ้คลือ่นยำ้ยผูป่้วยไปยงับรเิวณทีม่อีำกำศถำ่ยเทไดส้ะดวก และน ำผูป่้วยไปพบแพทย์

การสมัผสัถกูดวงตา                :: อำจท ำใหร้ะคำยเคอืง ลำ้งออกดว้ยน ้ำสะอำดเยอะๆ

  5. มาตรการในการเกดิอคัคภียั

วธิกีารใชเ้ครือ่งดบัเพลงิ : ใหอ้ยูเ่หนือลมขณะท ำกำรผจญเพลงิ เคลือ่นยำ้ยภำชนะบรรจตุำ่งๆ ออกจำกบรเิวณทีม่กีำรเกดิอัคคภัีย

โดยเร็วหรอืมคีวำมเสีย่งตอ่กำรจดุตดิไดง้ำ่ย กันบคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งเขำ้บรเิวณทีม่กีำรเกดิไฟไหม ้

สารทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิ : ในกรณีเกดิเพลงิไหมเ้ล็กนอ้ยใหใ้ชผ้งเคมแีหง้ดับเพลงิ คำรบ์อนไดออกไซด ์และทรำย

: ในกรณีทีเ่กดิเพลงิลกุไหม ้ฉีดดว้ยน ้ำหรอืโฟม

การสลายตวัเมือ่ไดร้บัความรอ้น/เผาไหม้ : เมือ่มกีำรเผำไหมจ้ะใหส้ำรเคมทีีเ่ป็นพษิตอ่สภำวะแวดลอ้ม เชน่ 

กำ๊ซคำรบ์อนไดออกไซด,์ กำ๊ซคำรบ์อนมอนออกไซด์

6440-58-0

Ingredient

89998-16-3

139-33-3

1335-72-4

7647-14-5

เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั

  1.3 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ

: น ำออกจำกปำกทันท ี ดืม่น ้ำเยอะๆ ควรพบแพทยทั์นทเีมือ่มอีำกำร

น ้ำกลั่นผวิมะนำว (Citrus Aurantifolia Fruit Water)

น ้ำกลั่นตะไคร ้(Cymbopogon Schoenanthus Leaf Extract)

Disodium EDTA

Texapon N 70 (Sodium Laureth Sulfate)

Sodium Chloride

DMDM Hydantoin

Polysorbate 20

CAS NO.

90063-52-8

9005-64-5



  6. มาตรการเมือ่มสีารเคมรี ัว่ไหล

  ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล :  สวมชดุป้องกันมถีงุมอืและสวมแวน่ตำ

  ขอ้ควรระวงัในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม : ท ำควำมสะอำดดว้ยสำรดดูซับทีเ่หมำะสม

  วธิที าความสะอาด : ลำ้งดว้ยน ้ำสะอำด

  7. การเคลือ่นยา้ยและการจดัเก็บ

การเคลือ่นยา้ย : เคลือ่นยำ้ยในบรเิวณทีม่อีำกำศถำ่ยเทสะดวก

การจดัเก็บ : เก็บในพืน้ทีม่ดิชดิ หำ่งจำกเด็ก อำหำร และสัตวเ์ลีย้ง

  8. คา่มาตรฐานความปลอดภยั / การป้องกนัสว่นบคุคล

  อปุกรณ์ป้องกนัระบบหายใจ : ไมจ่ ำเป็น

  การป้องกนัดวงตา : ไมจ่ ำเป็น

  การป้องกนัมอื : ไมจ่ ำเป็น

  การป้องกนัรา่งกาย : ไมจ่ ำเป็น

  9. คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี

สถานะทางกายภาพ :  ของเหลวหนืด ใส

สี :  เหลอืงออ่น

กลิน่ :  เฉพำะตัว

ความหนดืที ่25 ° C :  2,500-3,500

คา่ความเป็นกรดดา่ง(ตามสภาพ) ที ่25 ° C : 6.00-7.00

การละลายน า้ได้ : ละลำยน ้ำได ้

  10. ความคงตวัและการเกดิปฏกิริยิา

ความคงตวั : มคีวำมคงตัวภำยใตส้ภำวะปกติ

การเกดิปฏกิริยิาทางเคมี : ไมเ่กดิปฏกิริยิำไดง้ำ่ยกับสำรอืน่

  11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา

ไมม่ขีอ้มลู

  12. ผลกระทบตอ่ระบบนเิวศน์

ผลกระทบตอ่ระบบนเิวศน์ : ไมม่ขีอ้มลูทีเ่ป็นตัวเอลขเกีย่วกับผลกระทบตอ่ระบบนเิวศน์ของผลติภัณฑน์ี้

ผลกระทบทางชวีภาพ : ไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทำงชวีภำพ เนือ่งจำกมกีำรยอ่ยสลำยไดเ้องตำมธรรมชำติ

  13. การก าจดั/ท าลาย

วธิกีารก าจดั : กำรท ำลำยควรปฏบิัตติำมขอ้ก ำหนดตำมกฏหมำย

  14. การขนสง่

ขอ้มลูเพิม่เตมิ

  15. ขอ้มลูดา้นขอ้ก าหนดทางกฏหมาย

ปฏบิัตติำมขอ้ก ำหนดในแตล่ะประเทศ

  16. ขอ้มลูอืน่ๆ

ไมม่ขีอ้มลู

: ผลติภัณฑน์ีไ้มไ่ดเ้ป็นอันตรำยตอ่กำรขนสง่ตำมกฏหมำย



บริษัท สวนสามพราน จ ากัด (Sampran Garden Co., Ltd.)

21 หมู่ 2 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

  1. ผลติภณัฑท์างเคมแีละการระบ ุบรษิทั

  1.1 ตวัระบผุลติภณัฑ์

ชือ่ผลติภณัฑ์ : ปฐมเคล็นซิง่ แฮนดว์อช

การใชป้ระโยชน์ : ใชท้ ำควำมสะอำดผวิมอื

  1.2 รายละเอยีดของผูจ้ดัหาเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั

ผลติโดย : บรษัิท สวนสำมพรำน จ ำกัด  21 ม.2ต.ยำยชำ  สำมพรำน, นครปฐม, ประเทศไทย

: 034 322544

  2. ขอ้มลูระบคุวามเป็นอนัตราย

ผลตอ่สขุภาพ : ท ำใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงตอ่เนือ้เยือ่ตำ

ผลตอ่ส ิง่แวดลอ้ม : ไมก่อ่ใหเ้กดิมลพษิตอ่สิง่แวดลอ้มเนือ่งจำกยอ่ยสลำยเองไดต้ำมธรรมชำติ

  3. สว่นประกอบ / ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม

  4. มาตรการปฐมพยาบาล

การกลนืกนิ

การสมัผสัทางผวิหนงั : ไมม่สีำรอันตรำยรำ้ยแรง สำมำรถลำ้งออกดว้ยสบูแ่ละน ้ำเปลำ่

การสดูดม : ใหเ้คลือ่นยำ้ยผูป่้วยไปยังบรเิวณทีม่อีำกำศถ่ำยเทไดส้ะดวก และน ำผูป่้วยไปพบแพทย์

การสมัผสัถกูดวงตา                :: อำจท ำใหร้ะคำยเคอืง ลำ้งออกดว้ยน ้ำสะอำดเยอะๆ

เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั

  1.3 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ

: น ำออกจำกปำกทันท ี ดืม่น ้ำเยอะๆ ควรพบแพทยทั์นทเีมือ่มอีำกำร

Texapon N 70 (Sodium Laureth Sulfate)

Sodium Chloride

DMDM Hydantoin

Polysorbate 20

 สำรสกัดขมิน้ (Curcuma Longa Root Extract)

Ingredient CAS NO.

90063-52-8

89998-16-3

139-33-3

น ้ำกลั่นผวิมะนำว (Citrus Aurantifolia Fruit Water)

น ้ำกลั่นตะไคร ้(Cymbopogon Schoenanthus Leaf Extract)

Disodium EDTA

1335-72-4

7647-14-5

6440-58-0

9005-64-5

84775-52-0



  5. มาตรการในการเกดิอคัคภียั

วธิกีารใชเ้ครือ่งดบัเพลงิ : ใหอ้ยูเ่หนอืลมขณะท ำกำรผจญเพลงิ เคลือ่นยำ้ยภำชนะบรรจตุำ่งๆ ออกจำกบรเิวณทีม่กีำรเกดิอัคคภัีย

โดยเร็วหรอืมคีวำมเสีย่งตอ่กำรจดุตดิไดง้ำ่ย กันบคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งเขำ้บรเิวณทีม่กีำรเกดิไฟไหม ้

สารทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิ : ในกรณีเกดิเพลงิไหมเ้ล็กนอ้ยใหใ้ชผ้งเคมแีหง้ดับเพลงิ คำรบ์อนไดออกไซด ์และทรำย

: ในกรณีทีเ่กดิเพลงิลกุไหม ้ฉีดดว้ยน ้ำหรอืโฟม

การสลายตวัเมือ่ไดร้บัความรอ้น/เผาไหม้ : เมือ่มกีำรเผำไหมจ้ะใหส้ำรเคมทีีเ่ป็นพษิตอ่สภำวะแวดลอ้ม เชน่ 

กำ๊ซคำรบ์อนไดออกไซด,์ กำ๊ซคำรบ์อนมอนออกไซด์

  6. มาตรการเมือ่มสีารเคมรี ัว่ไหล

  ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล :  สวมชดุป้องกันมถีุงมอืและสวมแวน่ตำ

  ขอ้ควรระวงัในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม : ท ำควำมสะอำดดว้ยสำรดดูซบัทีเ่หมำะสม

  วธิที าความสะอาด : ลำ้งดว้ยน ้ำสะอำด

  7. การเคลือ่นยา้ยและการจดัเก็บ

การเคลือ่นยา้ย : เคลือ่นยำ้ยในบรเิวณทีม่อีำกำศถ่ำยเทสะดวก

การจดัเก็บ : เก็บในพืน้ทีม่ดิชดิ หำ่งจำกเด็ก อำหำร และสตัวเ์ลีย้ง

  8. คา่มาตรฐานความปลอดภยั / การป้องกนัสว่นบคุคล

  อปุกรณ์ป้องกนัระบบหายใจ : ไมจ่ ำเป็น

  การป้องกนัดวงตา : ไมจ่ ำเป็น

  การป้องกนัมอื : ไมจ่ ำเป็น

  การป้องกนัรา่งกาย : ไมจ่ ำเป็น

  9. คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี

สถานะทางกายภาพ :  ของเหลวหนดื ใส

สี :  เหลอืงออ่น

กลิน่ :  เฉพำะตัว

ความหนดืที ่25 ° C :  2,500-3,500

คา่ความเป็นกรดดา่ง(ตามสภาพ) ที ่25 ° C : 6.00-7.00

การละลายน า้ได้ : ละลำยน ้ำได ้

  10. ความคงตวัและการเกดิปฏกิริยิา

ความคงตวั : มคีวำมคงตัวภำยใตส้ภำวะปกติ

การเกดิปฏกิริยิาทางเคมี : ไมเ่กดิปฏกิริยิำไดง้ำ่ยกับสำรอืน่

  11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา

ไมม่ขีอ้มลู

  12. ผลกระทบตอ่ระบบนเิวศน์

ผลกระทบตอ่ระบบนเิวศน์ : ไมม่ขีอ้มลูทีเ่ป็นตัวเอลขเกีย่วกับผลกระทบตอ่ระบบนเิวศนข์องผลติภัณฑน์ี้

ผลกระทบทางชวีภาพ : ไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทำงชวีภำพ เนือ่งจำกมกีำรยอ่ยสลำยไดเ้องตำมธรรมชำติ

  13. การก าจดั/ท าลาย

วธิกีารก าจดั : กำรท ำลำยควรปฏบิัตติำมขอ้ก ำหนดตำมกฏหมำย



  14. การขนสง่

ขอ้มลูเพิม่เตมิ

  15. ขอ้มลูดา้นขอ้ก าหนดทางกฏหมาย

ปฏบิัตติำมขอ้ก ำหนดในแตล่ะประเทศ

  16. ขอ้มลูอืน่ๆ

ไมม่ขีอ้มลู

: ผลติภัณฑน์ีไ้มไ่ดเ้ป็นอันตรำยตอ่กำรขนสง่ตำมกฏหมำย

































 

 




