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บทที่ 5 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง 
ชีวมวล ขนาด 12 เมกะวัตต์ ของ บริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
จำนวนทั้งหมด 12 หัวข้อ ได้แก่  

1. มาตรการทั่วไป 

2. มาตรการด้านคุณภาพอากาศ 

3. มาตรการด้านเสียง 

4. มาตรการด้านคุณภาพน้ำ 

5. มาตรการด้านการระบายน้ำ 

6. มาตรการด้านการจัดการของเสีย 

7. มาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง 

8. มาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

9. มาตรการด้านการรับเรื่องร้องเรียน 

10. มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

11. มาตรการด้านสาธารณสุข 

12. มาตรการด้านสุนทรียภาพ 

  ทางโครงการสามารถปฏิบ ัต ิครบถ้วนทุกหัวข ้อตามที ่กำหนดไว ้ในรายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง 
ชีวมวล ขนาด 12 เมกะวัตต์ ของ บริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
จำนวนทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่  

1. มาตรการด้านคุณภาพอากาศ 

2. มาตรการด้านระดับเสียง 

3. มาตรการด้านคุณภาพน้ำ 

4. มาตรการด้านการจัดการของเสีย 

5. มาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

6. มาตรการด้านความปลอดภัย 

ทางโครงการสามารถปฏิบัต ิครบถ้วนทุกหัวข ้อตามที ่กำหนดไว้ในรายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และผลการตรวจวัด ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ระบุไว้ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด ยกเว้นดังต่อไปนี้ 

1.หัวข้อมาตรการ : คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

1) ดัชนีที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด : พบค่าความเข้มข้นของปริมาณ NOx as NO2 (กรณี
เขม่า) มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ยังคงมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 
          เกณฑ์มาตรฐาน : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล
ขนาด 12 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จำกัด (พ.ศ. 2557), ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
กำหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 
2547 : โรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 ; เชื้อเพลิงชีวมวล 
           สาเหตุ : ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศขัดข้อง 
           แนวทางแก้ไข : ทางโครงการดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบการทำงานของปล่องหม้อไอน้ำ 
รวมทั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.3 สรุปประเด็นหรือมาตรการที่ได้ปฏิบัติโดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่าน
มาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความ
จำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป 

       การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง 
ชีวมวล ขนาด 12 เมกะวัตต์ ของ บริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
ทางโครงการไม่พบมาตรการที่ต้องดำเนินการดังกล่าว 
 
 
 
 
 
  


