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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ก ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

  บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

กฟผ. ได้รับแจ้งจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ให้โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน 
เครื่องที่ 1-2) เปลี่ยนแนวท่อให้มารับก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 โดยให้เชื่อมต่อกับสถานี
ควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. แทน ด้วยเหตุผลที่ว่า ท่อเดิม (ท่อที่ต่อเชื่อมมาจากสถานีปรับความดันก๊าซ 
(Block Valve 6) ของ ปตท.) มีอายุการใช้งานมากแล้ว ประกอบกับแนวโน้มของปริมาณการใช้เชื ้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าบางปะกงในอนาคต ซึ่งทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เสนอให้คณะกรรมการผู ้ชำนาญการ (คชก.) พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เห็นชอบแล้ว 
ตามหนังสือเลขที่ ทส 1010.7/17532 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไป
ยังโรงไฟฟ้าบางปะกง ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย รายงาน
ฉบับนี้เป็นรายงานฉบับที่ 6 ซึ่งจะเสนอผลการดำเนินการ โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

 
 1. ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้า 
บางปะกง ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดผลการ
ดำเนินงานดังแสดงในบทที่ 2  
 

2. ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้า 
บางปะกง ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดผลการ
ดำเนินงานดังแสดงในบทที่ 3 โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
 
 2.1 ด้ำนสำธำรณสุข อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง 
ระยะดำเนินการ มาตรการกำหนดให้ ติดตามตรวจสอบด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยทำ
การบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วไหลของก๊าซและเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ตรวจสอบหาสาเหตุและวิธีแก้ไข และ
แนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ บันทึกสถิติการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานและการ
ตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการ 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ข ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

โครงการจัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน ระดับความรุนแรง ความ
เสียหาย สาเหตุ และแนวทางการป้องกันเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็น
ประจำทุกเดือนและในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยของพนักงาน 

 
2.2 สังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง 

ระยะดำเนินการ มาตรการกำหนดให้ บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง  
โดยการจัดเจ้าหน้าที่เข้าพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น จากกลุ่มหน่วยงาน
ราชการ สถาบัน และองค์กร กลุ่มผู้นำชุมชน และกลุ่มครัวเรือน/ร้านค้า ในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อ
ส่งก๊าซฯ ทั้งสองข้างและจากขอบเขตพื้นที่สถานี MR โดยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 พบว่า ไม่มีข้อ
ร้องเรียนจากกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม     สารบัญ  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ     
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิภุนายน 2568) 
 

 ค ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

สารบัญ 
 

  หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก 
สารบัญ ค 
สารบัญรูป ง 
สารบัญตาราง จ 
บทที ่1   บทน า 1-1 
บทที่ 2   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1 
บทที ่3   ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1 
 3.1  ด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 3-5 
 3.2  ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 3-6 
บทที่ 4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแก้ไข 
4-1 

เอกสารอ้างอิง 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก    ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   และหลักฐานยืนยันการจัดส่งรายงานให้หน่วยงานอนุญาต 

ภาคผนวก ข    ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
ภาคผนวก ค    รูปภาพ หลักฐานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวก ง การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ภาคผนวก จ    การจัดการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 
ภาคผนวก ฉ    หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ                                                                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม     
     และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิภุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

สารบัญรูป 
 

รูปที่  หน้า 
1-1 ที่ตั้งและพ้ืนที่ศึกษาโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4          

ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง 
1-1 

1-2 การขนส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการและโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
บริเวณใกล้เคียงโครงการ 

1-3 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สารบัญ  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ                               ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิภุนายน 2568)   
 

 
จ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

สารบัญตาราง 

 
ตารางท่ี  หน้า 
2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการท่ัวไป 

ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยัง
โรงไฟฟ้าบางปะกง 

2-1 
 

2-2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดำเนินการ 
ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยัง
โรงไฟฟ้าบางปะกง (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว)  

2-6 
 

2-3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดำเนินการ 
ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยัง
โรงไฟฟ้าบางปะกง (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว)  

2-6 
 

3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดำเนินการ  
ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยัง  
โรงไฟฟ้าบางปะกง (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว) 

3-1 
 

3-2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดำเนินการ  
ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยัง  
โรงไฟฟ้าบางปะกง (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว) 
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บทที่ 1
บทน า



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 1  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   บทน า 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ                   ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 1-1 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

บทที่ 1  
 

บทน ำ 
แบบ ตต.2 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกสถำนีควบคุมกำ๊ซธรรมชำต ิBP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟำ้บำงปะกง 
 

 1. ชื่อโครงกำร โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยัง
โรงไฟฟ้าบางปะกง 

 2. สถำนที่ตั้ง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1-1 ที่ตั้งและพ้ืนที่ศึกษา  
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง 

 

 3. เจ้ำของโครงกำร  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 4. สถำนที่ติดต่อ   53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
     โทรศัพท์  0 2436 0820   
     Email : Kamonpat.p@egat.co.th 
 5. จัดท ำโดย  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  



บทที่ 1  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บทน า และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 1-2 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 6. โครงกำรได้รับควำมเห็นชอบในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู ้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมคร้ังท่ี 12/2564 เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 ตามหนังสือเลขท่ี  ทส 
1010.7/17532 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 (รายละเอียดดังภาคผนวก ก)  
      7. โครงกำรได้น ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ ครั้งสุดท้ำยเม่ือ   

 วันที่ 30 มกราคม 2568 
 8. รำยละเอียดใบอนุญำตประกอบกิจกำร 
     ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ออกโดย คณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน เลขท่ี กกพ 01-6/66-054           
 9. รำยละเอียดโครงกำร  

1) ลักษณะ/ประเภทโครงกำร โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ 
ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 น้ิว และ 20 น้ิว ในพ้ืนที่
เขตทางถนนและพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมระยะทางวางท่อประมาณ 1,109 เมตร  
ดังแสดงในรูปท่ี 1-2 โดยมีรายละเอียดของท่อส่งก๊าซฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

 - ส่วนที่ 1 ท่อส่งก๊าซฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว จากจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติบน
บกเส้นที่ 5 ในพื้นที่สถานีควบคุมก๊าซที่ BP4 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (สถานีฯ BP4 ของ ปตท.) จากนั้น
วางท่อในพื้นที่เขตทางถนนของ กฟผ. ไปสิ้นสุดยังสถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (Metering and 
regulating station : MR) ของโครงการ ที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่ภายในพื้นที่ของ กฟผ. รวมระยะทางประมาณ 508 
เมตร มีค่าความดันใช้งานสูงสุด 960 psig และค่าความดันออกแบบ 1,250 psig 

 - ส่วนที่ 2 ท่อส่งก๊าซฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว จากจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับท่อภายในพื้นที่สถานี 
MR ของโครงการ จากนั้นวางท่อในพื้นที่เขตทางถนนและพื้นที่ของ กฟผ. ไปสิ้นสุดยังจุดเชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซฯ 
ของโรงไฟฟ้าบางปะกง รวมระยะทางประมาณ 601 เมตร มีค่าความดันใช้งานสูงสุด 650 psig และความดัน
ออกแบบ 1,250 psig 

ผลิตภัณฑ์ที่ขนส่ง ก๊าซธรรมชาติ มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ของ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ก๊าซธรรมชาติท่ีขนส่งมีองค์ประกอบหลัก คือ ก๊าซมีเทน (CH4) 87.60 - 90.69 % โมล 
ก๊าซอีเทน (C2H6) 3.92 - 8.53 % โมล ก๊าซโพรเพน (C3H8) 0.88 - 1.36 % โมล และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) 0.00 - 4.41 % โมล 
 กำรขนส่งวัตถุดิบและผลผลิต เป็นการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านทางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 น้ิว ความ
ดันใช้งานสูงสุด 960 psig (ความดันออกแบบ 1,250 psig) จากสถานีควบคุมก๊าซท่ี BP4 ของ ปตท. มายังสถานีควบคุม
และวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (Metering and regulating station : MR) ของ กฟผ. ระยะทางประมาณ 508 เมตร 
หลังจากมีการปรับแรงดันของก๊าซท่ีสถานี MR แล้ว จะส่งก๊าซธรรมชาติมาทางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 น้ิว ความ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 1 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บทน า 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ                   ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
1-3 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ดันใช้งานสูงสุด 650 psig (ความดันออกแบบ 1,250 psig) ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยจุดเชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติของโรงไฟฟ้าบางปะกงจะอยู่ภายในร้ัวของโรงไฟฟ้าบางปะกง ระยะทางประมาณ 601 เมตร รวมระยะความ
ยาวท่อท้ังหมด 1,109 เมตร  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1-2 การขนส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการและโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณใกล้เคียงโครงการ 



บทที่ 1  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บทน า และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 1-4 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2) ขนำดพื้นที่โครงกำร/ระยะทำง เป็นท่อวางอยู่ใต้ดินยาว 1,109 เมตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วน
ที่ 1 ท่อที่ออกจากสถานีควบคุมก๊าซที่ BP4 ของ ปตท. มายังสถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (Metering 
and regulating station : MR) ของ กฟผ. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 น้ิว ความดันใช้งานสูงสุด 960 psig (ความ
ดันออกแบบ 1,250 psig) ระยะทางประมาณ 508 เมตร ส่วนที่ 2 เป็นท่อที่ออกจากสถานี MR ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 20 นิ้ว ความดันใช้งานสูงสุด 650 psig (ความดันออกแบบ 1,250 psig) ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกงที่อยู่
ภายในเขตรั้วของโรงไฟฟ้าบางปะกง ระยะทางประมาณ 601 เมตร  

3) กิจกรรมในโครงกำร (โดยสรุป) ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน 
ASME B31.8 โดยเป็นท่อเหล็กเหนียว (Carbon Steel Pipe) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของสถาบันปิโตรเลียม
แห่งสหรัฐอเมริกา (API) เกรดท่อ API 5L X65 ซึ่งทนแรงดึงได้มากกว่า 65,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psig) ได้รับ
การผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสากลและผ่านการทดสอบก่อนส่งมอบ ประกอบด้วย ท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 28 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 0.688 นิ้ว และท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 
0.500 นิ้ว เพื่อรองรับความดันสูงสุดของก๊าซฯ 

เนื่องจากการดำเนินโครงการเป็นการเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซฯ กับระบบท่อส่งก๊าซฯ สายประธาน 
จึงต้องมีสถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (Metering and regulating station: MR) เพ่ือควบคุมความดัน
ก๊าซฯ ภายในเส้นท่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานของโรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2 และโรงไฟฟ้า
ในอนาคต ภายในสถานี MR ของโครงการ ประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ ดังนี้ 

(1) Hydraulic Operated Valve (HOV) : HOV เป็นวาล์วอัตโนมัติตัวแรกของสถานี MR ซ่ึงสามารถ
ควบคุมการเปิด-ปิดผ่านระบบ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) จากศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี 
ของ ปตท. โดยระบบ SCADA เป็นระบบประมวลผลต่อเน่ืองท่ีนำมาใช้ควบคุมระบบท่อส่งก๊าซฯ การเคล่ือนท่ีของก๊าซ
ฯ ภายในท่อ เพ่ือตรวจสอบการร่ัวไหลของก๊าซฯ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีพบความดันก๊าซฯในท่อเปล่ียนแปลงผิดปกติ สามารถ
ส่ังการผ่านระบบ SCADA ให้ HOV ทำการปิดก้ันการไหลของก๊าซฯ ท่ีจะเข้าสู่สถานี MR ได้ 

(2) Dry Gas Filter : เป็นอุปกรณ์ป้องกันสิ ่งสกปรกที ่อาจติดมากับเนื ้อก๊าซฯ และระบบท่อ  
ซึ ่งสามารถกรองฝุ ่นขนาดใหญ่กว่า 5 ไมโครเมตร (ประสิทธิภาพ 98%) โดยการออกแบบ Dry Gas Filter  
ต้องสามารถรองรับ Maximum Flow Design และความดันตกคร่อมที่เกิดจากไส้กรองต้องไม่เกิน 80 mbar  
โดยความเร็วก๊าซฯ ขณะผ่านไส้กรองจะต้องไม่เกิน 30 cm/s ที ่ Maximum Flow Design ทั ้งนี ้ สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าจำเป็นต้องถอดเปลี่ยน Filter หรือไม่ จากอุปกรณ์ Differential Pressure Gauge ที่ติดตั้งไว้ 

(3) อุปกรณ์ลดและควบคุมแรงดัน (Regulator) : เป็นอุปกรณ์เพ่ือปรับลดความดันก๊าซฯ ในท่อให้
ต่ำลง รวมถึงควบคุมความดันก๊าซฯ ให้คงที่ จึงติดตั้ง Regulator เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และเป็นอุปกรณ์หลักใน 
Gate Station 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 1 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บทน า 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ                   ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
1-5 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(4) Pressure Safety Valve (PSV) : ในกรณีที่ความดันก๊าซธรรมชาติภายในท่อมีค่าสูงผิดปกติ 
หรือสูงเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ ก๊าซฯ ส่วนหนึ่งจะถูกระบายออกด้วยวาล์วระบายอัตโนมัติ (Pressure Safety 
Valve) เพื่อลดความดันก๊าซฯ ในท่อให้เป็นปกติ โดย PSV ที่ทำการติดตั้งเป็นชนิด Pop Up ซึ่งได้รับมาตรฐาน 
ASME Chapter VIII หรือ API 520 โดยมี Isolation Valve แบบ Ball Valve ตัดแยกสำหรับใช้ในการบำรุงรักษา
และปรับเทียบโดยไม่ต้องหยุดการส่งก๊าซฯ 

(5) Safety Shut-off Valve (SSV) : มีหน้าที่ปิดกั้นการไหลของก๊าซธรรมชาติโดยอัตโนมัติ ใน
กรณีที่ความดันก๊าซฯ ในท่อมีค่าสูงผิดปกติจนเกือบถึงค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ (แม้ว่าจะมีการระบายก๊าซฯ บางส่วน
ออกทาง PSV แล้วก็ตาม) หรือกรณีที่ PSV ทำงานผิดปกติ เพ่ือป้องกันความเสียหายต่อท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ 
การทำงานของ SSV ใช้ความดันเป็นตัวควบคุมการทำงาน ซึ่งกำหนดค่า Accuracy ไม่เกิน 1% และ Response 
Time ในการปิดตัวสูงสุดไม่เกิน 2 นาที หลังจากถึงค่า Set Point 

(6) อุปกรณ์วัดอัตรำกำรไหล (Flow Meter) : เป็นชุดอุปกรณ์เพื ่อวัดอัตราการไหลของก๊าซ
ธรรมชาติที่ผ่าน Gate Station ไปให้กลุ่มลูกค้าภายในพื้นที่ฯ ซึ่งปริมาณหรืออัตรการไหลที่ตรวจวัดได้จะเป็น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบการทำงานและบำรุงรักษาอุปกรณ์อื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้ จะมีการติดตั้ง 
Electronic Volume Corrector (EVC) ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ใช้วัดและบันทึกปริมาตรก๊าซฯ ในรูปแบบของข้อมูล
อิเลคทรอนิกส์ร่วมด้วย 

 
ภำยในสถำนี MR ได้มีกำรออกแบบเพื่อให้มีควำมปลอดภัย ดังนี้ 

o กำรระบำยก๊ำซ (Vent Stack) การออกแบบตำแหน่งที่ตั้งของจุดระบายก๊าซ (Vent Stack) 
ภายในสถานี MR ของโครงการ ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ASME B 31.8 , Section 
845.3 (c) ที่กำหนดให้การออกแบบตำแหน่งจุดระบายก๊าซ ต้องพิจารณาถึงลักษณะสภาพของพื้นที่ข้างเคียง 
รวมถึงกรณีที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติวางขนานไปกับแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้มั่นใจว่าตำแหน่งร ะบายก๊าซอยู่
ห่างจากแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ หากเกิดการรั่วไหลของก๊าซฯ ระบบ SCADA ที่ควบคุมโดย
ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ของ ปตท. จะสามารถตรวจจับและสั่งหยุดการจ่ายก๊าซได้ทันที โดยก๊าซธรรมชาติที่ค้างอยู่
ในท่อที่เกิดการรั่วไหลจะถูกระบายไปยังปล่องระบายก๊าซ (Vent Stack) ต่อไป 

o กำรระบำยน้ ำและกำรป้องกันปัญหำอุทกภัย  เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สถานี MR ของโครงการ ได้กำหนดให้มีการปรับถมพื้นที่ก่อสร้างสถานี MR โดยพิจารณาเลือกใช้ค่าความสูง 50 
เซนติเมตร จากค่าระดับความสูงผิวถนนใกล้เคียง รวมทั้งออกแบบให้มีรางระบายน้ำคอนกรีตแบบมีตะแกรงปิด
ขนาดกว้าง 0.4 เมตร ลึกประมาณ 0.3 เมตร โดยรอบเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่สถานี รวบรวมลงสู่บ่อรวม
น้ำและดักตะกอน (Catch Basin) และบ่อพักน้ำขนาด 72 ลูกบาศก์เมตร แล้วระบายออกสู่รางระบายน้ำของ
โรงไฟฟ้าบางปะกงโดยไม่กระทบต่อพ้ืนที่ข้างเคียง  



บทที่ 1  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บทน า และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 1-6 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

o กำรใช้น้ ำของเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสถำนี MR  น้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของเจ้าหน้าที ่
ประจำสถานี MR มีปริมาณ 140 ลิตรต่อวัน (ประเมินจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานี MR จำนวน 
2 คน (ทำงานกะละ 1 คน 2 กะต่อวัน) และอัตราการใช้น้ำ 70 ลิตรต่อคนต่อวัน, อ้างอิงอัตราการใช้น้ำประปาใน
พื้นที่ชานเมือง จากหนังสือวิศวกรรมประปา พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุง (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2557)) โดย
จะรับน้ำจากการประปามาเก็บกักไว้ในถังน้ำขนาดความจุประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง ซึ่งเพียงพอต่อ
การอุปโภคของเจ้าหน้าที่ ส่วนน้ำดื่มจะซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด 

o กำรจัดกำรน้ ำเสียจำกกำรอุปโภคของเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสถำนี MR  น้ำเสียจากห้องสุขาประมาณ 
112 ลิตรต่อวัน (ประเมินจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานี MR จำนวน 2 คน (ทำงานกะละ 1 คน 2 
กะต่อวัน) มีการใช้น้ำ 140 ลิตรต่อวัน และปริมาณน้ำเสียคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้, อ้างอิงจากคู่มือการ
ออกแบบระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝน พิมพ์ครั้งที่ 6 (ธงชัย พรรณศักดิ์, 2554) โดยน้ำเสียจะถูกบำบัดด้วยถัง
บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และประสานกับหน่วยงานราชการหรือเอกชนในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเข้ามาสูบสิ่งปฏิกูลไป
กำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

o กำรจัดกำรขยะภำยในพื้นที่สถำนี MR ขยะมูลฝอยที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ประจำสถานี MR  เช่น 
กล่อง และถุงใส่อาหาร เป็นต้น คาดว่ามีสูงสุดประมาณ 2.1 กิโลกรัมต่อวัน (ประเมินจากเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจำสถานี MR จำนวน 2 คน (ทำงานกะละ 1 คน 2 กะต่อวัน) และอัตราการเกิดมูลฝอยชุมชน ในปี 
พ.ศ. 2563 เท่ากับ 1.05 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน, อ้างอิงจากรายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 (กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ , 2564) หรือคิดเป็น 7 
ลิตรต่อวัน (ความหนาแน่น 0.3 กิโลกรัมต่อลิตร) ซึ่งโครงการได้จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยวางไว้ในพื้นที่สถานี 
MR อย่างเพียงพอ โดยแยกเป็นถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง รวมทั้งประสานหน่วยงานในพื้นที่ (เทศบาลตำบลท่าข้าม) 
เข้ามาเก็บขน เพ่ือนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

 10. รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนของโครงกำรที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่ำงไปจำกรำยละเอียดที่เสนอไว้ใน
รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ไม่มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงโครงการ และหาก กฟผ. ต้องการ
ดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบ 



บทที่ 2
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 2  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะก่อสร้าง                 ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 2-1 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

บทที่ 2  

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 ปัจจุบันโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้า 
บางปะกง อยู่ในระยะดำเนินการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ดังตารางท่ี 2-1 และเอกสาร
ประกอบในภาคผนวก ค 

 

แบบ ตต.3 
ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป 
ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการทั่วไป 
1) ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม ในร ูป
แผนปฏิบัติการด้านสิ ่งแวดล้อม ที ่เสนอใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุม
ก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้า
บางปะกง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการ
กำก ับ  ควบค ุม  ต ิดตามตรวจสอบของ
หน่วยงาน ประชาชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

-  โครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแ วดล ้อ มและ
มาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมอย ่างเคร ่งคร ัด โดยกำหนด
แผนปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อม ตามท่ีเสนอใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุม
ก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้า
บางปะกง และใช้เป็นแนวทางในการกำกับ 
ควบคุม ติดตามตรวจสอบ ของหน่วยงาน 
ประชาชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  

- 

2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะต้อง
ได้ร ับอนุญาตให้ใช้พื ้นที ่ในการวางท่อจาก
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องได้ร ับ
อน ุญาตประกอบก ิจการตามกฎหมายท ี ่
เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ 

- การไฟฟ้ าฝ ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย  ได ้
ดำเนินการขออนุญาตขอใช้พื้นที่ในการวางท่อ
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และได้ดำเนินการขอ
อนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ก่อนเร่ิมดำเนินการก่อสร้าง 

- 

3) นำรายละเอ ียดในแผนปฏ ิบ ัต ิการด ้ าน
สิ ่งแวดล้อมไปกำหนดในเงื ่อนไขสัญญารับ
ดำเนินการออกแบบ สัญญาก่อสร้าง สัญญา
ดำเนินการอย่างละเอียดชัดเจน เพื ่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 
และนำไปติดประกาศและเผยแพร่ให้กับชุมชน
บริเวณพื้นท่ีโดยรอบโครงการรับทราบ 

- โครงการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและกำหนดในเงื ่อนไขสัญญา
การก่อสร้าง และเผยแพร่ให้กับชุมชนโดยรอบ
โครงการรับทราบ ก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน 

    

-  
 



บทที่ 2  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                                         จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะก่อสร้าง 
 

 

 2-2 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

4) จัดทำข้อมูลรายละเอียดโครงการ พร้อมแผนที่
แสดงตำแหน่งแนวท่อที่ดำเนินการจริงอย่าง
ละเอียดและชัดเจน และส่งให้หน่วยงาน
เจ ้าของพื ้นที ่ท ี ่แนวท่อพาดผ่าน เพ ื ่อให้
หน่วยงานดังกล่าวใช้ประกอบการวางแผน
พัฒนาพื ้นที ่ในอนาคต เพื ่อป้องกันและลด
ผลกระทบจากการเกิดอุบัติภัยตามแนวท่อส่ง
ก๊าซฯ และนำเสนอให้สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ผนวกในรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การด้านสิ่งแวดล้อม 

- โครงการฯ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียด พร้อม
แผนที่ ถึงแนวท่อที่ดำเนินการอย่างละเอียด
และชัดเจน และส่งให้กับหน่วยงานเจ้าของ
พื้นที่แนวท่อพาดผ่าน เพื่อเป็นการป้องกัน
และลดผลกระทบจากการเกิดอุบัติภัยตาม
แนวท่อส่งก ๊าซฯ ในอนาคต และนำเสนอ
ให ้ ก ั บ ให ้ ส ำน ั ก ง านนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบ 
โดยผนวกในรายงานผลการปฏิบัติการด้าน
สิ่งแวดล้อม   

 
 
- 
 
 
 

5) จัดทำคู่มือการระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซ
ธรรมชาติ BP4ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบาง
ปะกง และประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าว เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ และการปฏิบัติ
ตนเมื ่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่อชุมชน หน่วยงาน
ป้องก ันและบรรเทาสาธารณภัยในพื ้นท ี ่ 
หน่วยงานด้านการจราจร และหน่วยงานต่าง 
ๆ ในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 

- โครงการฯ ได้จัดทำคู่มือการระงับเหตุฉุกเฉิน
ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานี
ควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยัง
โรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดำเนินการและการปฏิบัติตนเมื ่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินต่อชุมชน    

   (ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-1) 

- 

6) หากเกิดความเสียหายอันเนื ่องมาจากการ
ดำเน ินการโครงการ กฟผ. จะต ้องเป ็น
ผู้รับผิดชอบและมีมาตรการในการชดเชยหรือ
เยียวยาตามความเดือดร้อนเสียหายอย ่าง
เร่งด่วนและเป็นธรรม 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะเป็น
ผู้รับผิดชอบและชดเชยหรือเยียวยาตามความ
เดือดร้อนเสียหายอย่างเร่งด่วนและเป็นธรรม 
หากเกิดความเสียหายอันเนื ่องมาจากการ
ดำเนินการโครงการ 

- 
 

7) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้องจัดทำ
และ เ สนอร าย ง านผลการปฏ ิ บ ั ต ิ ต าม
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานผู้
อนุญาตพิจารณาทุก ๆ 6 เดือน ตามแนวทาง
การนำเสนอรายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตาม
มาตรการฯ  ตามท ี ่ ป ระก าศกระ ทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนด 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อม
ท ั ้ งนำ เสนอรายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตาม
มาตรการฯ ให้หน่วยงานผู้อนุญาตพิจารณา
ทุก ๆ 6 เดือน  
(ดังแสดงในภาคผนวก ก) 

- 

8) หากผลการต ิ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ ่ งแวดล้อม แสดงให้ เห็นแนวโน้มปัญหา

- การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย จะ
ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาท่ีก่อให้เกิด

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 2  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะก่อสร้าง                 ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
2-3 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

ส่ิงแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว 
และหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที ่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ต้องแจ้งให้จังหวัดฉะเชิงเทรา กรม
ธุรกิจพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบ
โดยเร็ว เพ่ือจะได้ประสานให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และดำเนินการแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรับทราบ เพื่อจะได้ประสานให้
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว  

 

9) หากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มี
ความจำเป็นต้องเปลี ่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่าง
ไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ ่งแวดล้อม ตามที ่คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ใน
การพิจารณาอนุม ัต ิ  หร ืออนุญาต เป ็นผ ู ้
พิจารณา ดังน้ี 
• หากเห็นว่าการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียด

โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมดังกล่าว ไม่
กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิด
ผลดีต่อสิ ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่า
มาตรการท่ีกำหนดไว้ในรายงานฯ ท่ีผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอำนาจ
อนุมัติ หรืออนุญาต รับจดแจ้งการ ปรับปรุง
แก้ไขเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และเงื ่อนไขที ่กำหนดไว้ ใน
กฎหมายนั ้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำ
สำเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกัน

- ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะโครงการหรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

- 



บทที่ 2  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                                         จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะก่อสร้าง 
 

 

 2-4 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

และแก้ไขผลกระทบสิ ่ งแวดล้อม หร ือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที ่รับจดแจ้งไว้ส่งให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือทราบ 

• หากหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ หรือ
อนุญาตมีความเห็นว่า การปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการน้ันๆ อาจ
กระทบต่ อสาระสำค ัญในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ ให้
หน่วยงานท่ีมีอำนาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต 
จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อมเพื ่อเสนอให้คณะ กรรมการผู ้
ชานาญการฯ คณะที ่เกี ่ยวข้องพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนการเปลี ่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการ
หรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
หรือปร ับปรุ งแก ้ ไขมาตรการฯ ตามท ี ่
คณะกรรมการผู ้ ชำนาญการฯ ให้ความ
เห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานท่ีมีอำนาจใน
การอนุมัติ หรืออนุญาต ต้องแจ้งผลการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายฯ 
ทราบด้วย 

10)  หากยังมีประเด็นปัญหาข้อวิตกกังวลและ
ห่วงใยของชุมชนต่อการดำเนินโครงการ การ
ไฟฟ ้ าฝ ่ ายผล ิ ตแห ่ งประ เทศไทย ต ้อง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื ่อขจัด
ปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในพื้นท่ีทันที 

- การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย จะ
ดำเนินการแก้ไขปัญหา หากทางชุมชนในพื้นที่
เกิดข้อวิตกกังวล หรือประเด็นปัญหาต่อการ
ดำเนินการของโครงการอย่างทันที 

- 
 

11)  เมื ่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้
โอนกรรมสิทธิ ์ระบบท่อส่งก ๊าซธรรมชาติ 
(ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าน

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะแจ้ง
การโอนกรรมสิทธิ์ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
และความรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการ

- 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 2  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะก่อสร้าง                 ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
2-5 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

ศูนย์กลาง 28 นิ้ว จากจุดเริ่มต้นโครงการไป
จนถึงวาล์วตัดแยกระบบในสถานี MR ของ
โครงการ ระยะทางประมาณ 508 เมตร) ให้
บร ิษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู ้ด ูแล
รับผิดชอบในช่วงดำเนินการโครงการแล้ว การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะต้องแจ้งการ
โอนกรรมสิทธิ ์ระบบท่อส่งก ๊าซธรรมชาติ
ดังกล่าว และความรับผิดชอบปฏิบัต ิตาม
มาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะดำเนินการ ของ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีอำนาจ
อนุญาตตามกฎหมายทราบโดยเร็ว เพื ่อเป็น
ข้อมูลในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน
ของโครงการต่อไป 

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ หลังจาก 
กฟผ. ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ระบบท่อ
ส่งก ๊าซธรรมชาติ  ให้บร ิษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม และหน่วยงานของร ัฐ ซึ ่งม ี
อำนาจอนุญาตตามกฎหมายทราบโดยเร็ว 
เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินงานของโครงการต่อไป  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                                         จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะก่อสร้าง 
 

 

 2-6 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตารางที่ 2-2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
ของโครงการทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง   
(ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว)  

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

1. ด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
ก. นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1) กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และส่ิงแวดล้อม และข้ันตอนคู่มือการปฏิบัติงาน 
กฎระเบียบความปลอดภัยเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
เช่น ข้อกำหนดการทำงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง 
การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน 
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน เป็นต้น 

- โครงการฯ ก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม และขั้นตอน
คู่มือกำรปฏิบัติงำน  

   (ดังแสดงในภาคผนวก ค ร ูปที ่ ค-2 และ
ภาคผนวก ง) 

- 

2) จัดให้มีการอบรม/ให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมแก่
พนักงานที่ปฏิบัติงาน เช่น กฎระเบียบความ
ปลอดภัยและวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ว ิธ ีการปฏิบ ัต ิกรณีฉ ุกเฉ ิน และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 

- โครงการฯ จัดให้มีกำรอบรม/ให้ควำมรู้
ทำงด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
อย่ำงเหมำะสมแก่พนักงำนท่ีปฏิบัติงำน 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ง)  

- 
 

ข. การป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุก๊าซรั่ว และการลุกไหม้ 
1) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อ โดยมีการ

เฝ ้าระว ัง และบำร ุงร ักษาระบบท่อตาม
มาตรฐานกำหนด 

- โครงการฯ มีการตรวจสอบและบำรุงร ักษา
ระบบท่อตามมาตรฐานกำหนด 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 

• การสำรวจพื ้นที ่วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
(Pipeline Patrolling) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ASME B31.8 เป็นประจำ 4 คร้ังต่อปี 

- โครงการฯ มีการสำรวจพื ้นที ่วางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 

• การสำรวจป้ายเตือน (Pipeline Markers) 
ให ้ เป ็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 
ดำเนินการพร้อมกับ Pipeline Patrolling 
ด้วยการเด ินเท้าและทางรถยนต ์ โดย
ตรวจสอบว่ามีการเคลื ่อนย้ายป้ายเตือน
หรือมีการหัก/ชำรุดหรือไม่ ข้อความบน
ป้ายเตือนลบเลือนหรือไม่ เป็นต้น เป็น
ประจำ 4 ครั้งต่อป ี

- โครงการฯ มีการสำรวจป้ายเตือน (Pipeline 
Markers) ให ้เป ็นไปตามมาตรฐาน ASME 
B31.8 พร้อมกับทำการ Pipeline Patrolling 
ด้วยการเดินเท้าและทางรถยนต์ 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 2  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะก่อสร้าง                 ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
2-7 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

• การสำรวจการรั่วของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
(Pipeline Leakage Surveys) ให ้ เป ็นไป
ตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็นประจำ   
1 ครั้งต่อป ี

- โครงการฯ มีการสำรวจการรั่วของท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME 
B31.8 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 

• การสังเกตการทรุดตัวของท่อในพื้นที่ที่มี
ความเส ี ่ยง  (Pipeline Settlement and 
Soil Erosion) เป็นประจำ 1 ครั้งต่อป ี

- โครงการฯ มีการสังเกตการทรุดตัวของท่อใน
พื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยง 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 

• การตรวจสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ใช้
ป้องกันการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
( Pipe to Soil Potential Survey) ใ ห ้
เป็นไปตามมาตรฐาน NACE SP 0169 โดย
ทำการตรวจวัดระดับแรงดันไฟฟ้าของ
ระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซที่
จุด Test Post เป็นประจำ 2 ครั้งต่อป ี

- โครงการฯ ม ี การตรวจสอบระบบจ ่ าย
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุกร่อนของท่อ
ส่งก ๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
NACE SP 0169 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 
 

• การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ป้องกัน
การผุของท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ดิน (Close 
Interval Pipe to Soil Potential Survey) 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน NACE SP 0169 เป็น
ประจำ 10 ปีต่อคร้ัง 

- โครงการฯ มีการตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้า
ที่ใช้ป้องกันการผุของท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้
ดินให้เป็นไปตามมาตรฐาน NACE SP 0169 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 
 

• การตรวจสอบการชำรุดของวัสดุเคลือบท่อ 
ด้วยวิธี DCVG หรือ ACVG เพื่อหาตำแหน่ง
ที ่ว ัสดุเคลือบท่อชำรุดและประมาณการ
ขนาดของแผล โดยประเมินตาม NACE SP 
0502 เป็นประจำ 10 ปีต่อครั้ง 

- โครงการฯ มีการตรวจสอบการชำรุดของวัสดุ
เคลือบท่อ ด้วยวิธี DCVG หรือ ACVG เพื ่อหา
ตำแหน่งท่ีวัสดุเคลือบท่อชำรุด โดยประเมินตาม 
NACE SP 050 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 
 

2) ควบคุมให้มีการปฏิบัต ิตามนโยบายความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และ
ขั ้นตอนคู ่มือการปฏิบัต ิ กฎระเบียบความ
ปลอดภ ัยเก ี ่ยวก ับการปฏ ิบ ัต ิงานในเขต
ระบบท่อ 

- โครงการฯ ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบำย
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 
และขั้นตอนคู่มือกำรปฏิบัติงำน  
(ดังแสดงในภาคผนวก ง) 

- 
 

3) ดูแลรักษาป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงตำแหน่ง
แนวท ่อ  ให ้ เห ็นข ้อความและหมายเลข
โทรศัพท์แจ้งเหตุอย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากพบ
การชำร ุดหร ือส ูญหายให ้ เร ่งดำเน ินการ
ซ่อมแซมหรือนำป้ายมาเพิ่มเติมแทนป้ายที่สูญ
หายทันที 

- โครงการฯ มีการสำรวจ โดยหน่วยงานความ
ปลอดภัยอาช ีวอนามัยและสิ ่ งแวดล ้อม 
(Safety) ของโรงไฟฟ้าบางปะกง  
(ดังแสดงในภาคผนวก ค ร ูปที ่ ค-3 และ
ภาคผนวก ข) 

 
   

- 
 



บทที่ 2  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                                         จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะก่อสร้าง 
 

 

 2-8 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

4) ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของพื้นที ่ที่
ระบบท่อพาดผ่าน และหน่วยงานรับผิดชอบ
ดูแลระบบสาธารณูปโภคบริเวณใกล้เคียงแนว
วางท่อฯ ของโครงการให้แจ้งกิจกรรมใด ๆ ที่
จะดำเนินการในขอบเขตระบบการล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 สัปดาห ์

- โครงการฯ จะดำเนินการประสานงานไปยัง
หน่วยงานเจ้าของพื้นที ่  ที ่จะดำเนินการใน
ขอบเขตระบบการล่วงหน้าอย ่างน้อย 1 
สัปดาห ์

- 

5) กำหนดให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้
ภายในบริเวณพื้นที ่กระบวนการดำเนินงาน
ของสถานี MR เป็นประเภทอุปกรณ์ป้องกัน
การระเบิด (Explosion Proof) 

- โครงการฯ มีอ ุปกรณ์ป้องก ันการระเบ ิด 
(Explosion Proof) ตามมาตราฐานฯ 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ค ร ูปที ่ ค-4 และ
ภาคผนวก ข) 

- 

6) จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเตือน
อัคคีภัย ระบบน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ระงับเหตุ
อัคคีภัย บริเวณสถานี MR ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของประเทศไทยหรือสมาคมป้องกันอัคคีภัย
แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NFPA) 

- โครงการฯ มีอุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบ
น้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัย 
บริเวณสถานี MR ตามมาตราฐานฯ 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ค ร ูปที ่ ค-5 และ
ภาคผนวก ข) 

- 

7) จัดให้มีระบบการขออนุญาตทำงาน (Work 
Permit) ในบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียง 

- โครงการฯ ใช้ระบบการขอ work permit 
ผ่านระบบ MMS และประสานงานผู้ควบคุม
งานและ operator    
(ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-6) 

- 

ค. การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติกรณีเกิดการรั่วไหล 
1) จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน

ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์ในทันทีที่เกิด
อุบัติเหตุจากการรั่วไหลของระบบท่อ 

-  โครงการฯ อยู ่ระหว่างการจัดทำแผนระงับ
เหตุฉุกเฉิน มีแผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินใน
เดือน สิงหาคม 2568 

- 

2) จัดทำเลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ต้อง
ประสานงานในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น 
สถานีตำรวจ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย และ
โรงพยาบาล เป็นต้น 

-  โครงการฯ อยู ่ระหว่างการจัดทำแผนระงับ
เหตุฉุกเฉิน มีแผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินใน
เดือน สิงหาคม 2568 

- 

3) ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั ่วไหลของ
ระบบท่อ และเกิดการลุกไหม้ในพ้ืนท่ีระบบท่อฯ 
โดยมีความถ่ีในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ัง 

-  โครงการฯ อยู ่ระหว่างการจัดทำแผนระงับ
เหตุฉุกเฉิน มีแผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินใน
เดือน สิงหาคม 2568   

- 

4) จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง และประเมิน
ประสิทธิภาพของแผนระงับเหตุฉุกเฉินของ
โครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  โครงการฯ อยู ่ระหว่างการจัดทำแผนระงับ
เหตุฉุกเฉิน มีแผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินใน
เดือน สิงหาคม 2568 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 2  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะก่อสร้าง                 ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
2-9 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำที่ผ่านการฝึกอบรม
เป็นอย่างดีเพื ่อควบคุมดูแลในกรณีเกิดการ
รั่วไหลของก๊าซ 

-  โครงการฯ ได้จัดเตรียมผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้า
บางปะกง ท่ีผ่านการฝึกอบรมให้พร้อมดูแลพ้ืนท่ี
ในกรณีเกิดการร่ัวไหลของก๊าซ 

- 

6) จัดให้มีระบบประกันภัยคุ ้มครองชีวิตและ
ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการดำเนิน
โครงการ 

-  โครงการฯ ได้จัดทำกรมธรรม์ ประกันภัย
ของสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติ โรงไฟฟ้าบางปะกง (เริ่ม 1 ธันวาคม 
2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568) 

  (ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-7) 

- 

ง. การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับพนักงานปฏิบัติงาน 
1) ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ส่วนบุคคลที่เหมาะสมในแต่ละประเภทของ
งาน และควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อ ันตรายส่วนบุคคลที ่ เหมาะสมในแต ่ละ
ประเภทของงาน 

-  โครงการฯ มีการควบคุมในการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลที ่เหมาะสม ตามนโยบาย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

  (ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-8 ภาคผนวก ง) 

- 

2) ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ 
อุปกรณ์ก่อนนำมาใช้ปฏิบัติงาน 

-  โครงการฯ มีการควบคุมให้มีการตรวจสอบ
สภาพของเครื ่องมือ อุปกรณ์ก่อนนำมาใช้
ปฏ ิบ ัต ิงาน ตามนโยบายความปลอดภ ัย       
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

  (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 

3) จัดให้ม ีระบบดูแล ร ักษา เครื ่องมือ และ
อุปกรณ์ท่ีจะนำมาใช้ปฏิบัติงานเป็นประจำ 

-  โครงการฯ มีการดูแล รักษา เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ที ่จะนำมาใช้ปฏิบัติงานเป็นประจำ 
ตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม 

  (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 

4) ตรวจส ุขภาพพนักงานของโครงการเป ็น
ประจำปีละ 1 ครั้ง 

-  โครงการฯ มีการตรวจสุขภาพพนักงานของ
โครงการเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ตามนโยบาย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(ดังแสดงในภาคผนวก จ) 

- 

5) ขณะที่ดำเนินการซ่อมแซมท่อก๊าซธรรมชาติที่
รั่ว ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

-  โครงการฯ จะดำเนินการตามมาตรการฯ หากมี
การซ่อมแซมท่อก๊าซธรรมชาติท่ีรั่ว 

- 

• จัดให้มีระบบขออนุญาตเข้าทำงานบริเวณที่
ทำการเชื่อมต่อท่อ และการตรวจสอบรอย
เชื่อมด้วยการเอ็กซเรย์ 

-  โครงการฯ จะดำเนินการตามมาตรการฯ ท่ีกำหนด - 

• ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือ หมวกนิรภัย 
และรองเท้านิรภัย เป็นต้น 

-  โครงการฯ จะดำเนินการตามมาตรการฯ ท่ีกำหนด - 



บทที่ 2  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                                         จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะก่อสร้าง 
 

 

 2-10 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

• กั้นเขตพื้นที ่ที ่ทำการเชื ่อมท่อ พร้อมทั ้ง
ติดตั้งเครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่
อาจเกิดอันตราย 

-  โครงการฯ จะดำเนินการตามมาตรการฯ ท่ีกำหนด - 

• กั ้นบริเวณพื ้นที ่ที ่ทำการตรวจสอบรอย
เช ื ่อม พร ้อมทั ้งห ้ามมิให ้ผ ู ้ท ี ่ ไม ่ม ีส ่วน
เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นท่ีดังกล่าวโดยเด็ดขาด 

-  โครงการฯ จะดำเนินการตามมาตรการฯ ท่ีกำหนด - 

• พื้นที ่ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื ่อมด้วย
เครื่องเอ็กซเรย์ ต้องจัดให้มีป้ายรังสีแสดงไว้
โดยมีข้อความและสัญลักษณ์ในป้าย ดังน้ี 

 

-  โครงการฯ จะดำเนินการตามมาตรการฯ ท่ีกำหนด - 

• ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยเครื่อง
เอ ็กซเรย ์ ต ้องตรวจสอบและติด Film 
badge หรือ แผ่นวัดรังสีชนิด Optically 
Stimulated Luminescence (OSL) หร ื อ 
TLD card ก่อนดำเนินการเข้าปฏิบัติงาน 

-  โครงการฯ จะดำเนินการตามมาตรการฯ ท่ีกำหนด - 

จ. การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลท่ีสามและการก่อวินาศกรรม 
1) ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ชุมชน สถานประกอบการท่ีอยู่ใกล้เคียงระบบท่อ
ช่วยสอดส่องดูแลมิให้ผู้ใดมาทำกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบท่อของโครงการ 

- โครงการฯ มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
ให้ชุมชนใกล้เคียงช่วยสอดส่องดูแลมิให้ผู้ใดมา
ทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับ
ระบบท่อของโครงการ   
(ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-9) 

- 

2) หากหน่วยงานใดจะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง 
หรือกระทำการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคใน
พื้นที ่เขตระบบท่อ ต้องแจ้งให้โครงการทราบ
ล่วงหน้า รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- โครงการฯ จะดำเนินการประสานงานไปยัง
หน่วยงานเจ ้าของพื ้นที ่  ที ่จะดำเนินการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห ์
(ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-10) 

- 

3) ดูแลตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายเตือน
ตำแหน่งท่อส ่งก ๊าซฯ หร ือส ัญลักษณ์ ให ้
สามารถมองเห ็นข ้อความและหมายเลข
โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 

-  โครงการฯ มีการดูแลตรวจสอบความสมบูรณ์
ของป้ายเตือนตำแหน่งท่อส ่งก ๊าซฯ หรือ
สัญลักษณ์ให้สามารถมองเห็นข้อความและ
หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 

  (ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-3) 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 2  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะก่อสร้าง                 ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
2-11 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

4) ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีตามแนวท่อ
ส่งก๊าซฯ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำตามมาตรฐาน 
ASME B31.8 

-  โครงการฯ มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
ตามมาตรฐาน ASME B31.8 

  (ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-3) 

- 

2. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1) จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนความเสียหาย

และความเดือดร้อนรำคาญ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การดำเนินโครงการ โดยมีช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา
การดำเนินการแก้ไขในแต่ละขั้นตอน และการ
แจ้งกลับผู้ร้องท่ีชัดเจน  

-  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ จัดให้มีระบบ
รับเรื ่องร้องเรียนความเสียหายและความ
เดือดร้อนรำคาญ ที ่อาจเกิดขึ ้นจากการ
ดำเนินโครงการ  
(ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-11) 

                       

- 
 

2) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานโครงการ ให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
และชุมชนในพื้นที ่ใกล้เคียง ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการ
ต ิ ดต ่ อส ื ่ อสารต ่ าง  ๆ  เช ่ น  เจ ้ าหน ้ าท ี ่
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ผู้นำชุมชน เป็นต้น 

-  โครงการฯ มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเก่ียวกับดำเนินโครงการ  
(ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-12 ถึง ค-14) 

- 

3) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน โดยเข้าร่วม
ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม และสนับสนุน 
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนหรือ
หน่วยงานในพื้นที ่ตามความเหมาะสม เช่น 
การร่วมกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีวัน
สำคัญของชุมชน การสนับสนุนด้านการกีฬา 
ด ้ านการศ ึกษา ด ้ านสาธารณส ุข  และ
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

-  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ได้เข้าร่วม
ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม และสนับสนุน 
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนหรือ
หน่วยงานในพื้นท่ีตามความเหมาะสม  
(ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-15 และ ค-16) 

- 

4) จัดให้มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครอง
ความเส ียหายที ่อาจเก ิดข ึ ้นต ่อช ีว ิตและ
ทรัพย์สินอันเน่ืองมาจากกิจกรรมของโครงการ
ท ี ่ เก ิดข ึ ้นตลอดอาย ุการดำเน ินการของ
โครงการ 

-  โครงการฯ ได้จัดทำกรมธรรม์ ประกันภัย
ของสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติ โรงไฟฟ้าบางปะกง (เริ่ม 1 ธันวาคม 
2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568) 

  (ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-7) 

- 

 
 

 

 



บทที่ 2  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                                         จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะก่อสร้าง 
 

 

 2-12 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตารางที่ 2-3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง   
(ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว)  

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

1. ด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
ก. นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1) กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และส่ิงแวดล้อม และข้ันตอนคู่มือการปฏิบัติงาน 
กฎระเบียบความปลอดภัยเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
เช่น ข้อกำหนด การทำงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง 
การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน 
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน เป็นต้น 

- โครงการฯ ก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม และขั้นตอน
คู่มือกำรปฏิบัติงำน  

   (ดังแสดงในภาคผนวก ค ร ูปที ่ ค-2 และ
ภาคผนวก ง) 

- 

2) จัดให้มีการอบรม/ให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยอย่างเหมาะสมแก่พนักงานท่ี
ปฏิบัติงาน เช่น กฎระเบียบความปลอดภัยและ
วิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วิธีการปฏิบัติกรณี
ฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น เป็นต้น 

- โครงการฯ จัดให้มีกำรอบรม/ให้ควำมรู้
ทำงด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
อย่ำงเหมำะสมแก่พนักงำนท่ีปฏิบัติงำน 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ง)  

- 
 

ข. การป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุก๊าซรั่ว และการลุกไหม้ 
1) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีหน่วยงาน
หรือผู ้ที ่มีความรู ้ความเชี ่ยวชาญในการดูแล
บำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ ดังน้ี 

- โครงการฯ มีการตรวจสอบและบำรุงร ักษา
ระบบท่อตามมาตรฐานกำหนด 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 

• การสำรวจพื ้นที ่วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
(Pipeline Patrolling) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ASME B31.8 เป็นประจำ 4 คร้ังต่อปี 

- โครงการฯ มีการสำรวจพื ้นที ่วางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 

• การสำรวจป้ายเตือน (Pipeline Markers) ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 ดำเนินการ
พร้อมกับ Pipeline Patrolling ด้วยการเดิน
เท้าและทางรถยนต์ โดยตรวจสอบว่ามีการ
เคลื ่อนย้ายป้ายเตือนหรือมีการหัก/ชำรุด
หรือไม่ ข้อความบนป้ายเตือนลบเลือนหรือไม่ 
เป็นต้น เป็นประจำ 4 คร้ังต่อปี 

- โครงการฯ มีการสำรวจป้ายเตือน (Pipeline 
Markers) ให ้เป ็นไปตามมาตรฐาน ASME 
B31.8 พร้อมกับทำการ Pipeline Patrolling 
ด้วยการเดินเท้าและทางรถยนต์ 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 2  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะก่อสร้าง                 ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
2-13 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

• การสำรวจการรั ่วของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
(Pipeline Leakage Surveys) ให้ เป็นไปตาม
มาตรฐาน ASME B31.8 เป็นประจำ 1 คร้ังต่อปี 

- โครงการฯ มีการสำรวจการรั่วของท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME 
B31.8 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 

• การสังเกตการณ์ทรุดตัวของท่อในพื้นที่ที ่มี
ความเส่ียง (Pipeline Settlement) ความถ่ี  1 
คร้ังต่อปี 

- โครงการฯ มีการสังเกตการทรุดตัวของท่อใน
พื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยง 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 

• การตรวจสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าที ่ ใช้
ป้องกันการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
(Pipe to Soil Potential Survey) ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน NACE SP 0169 โดยทำการ
ตรวจวัดระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบป้องกัน
การผุกร่อนของท่อส่งก๊าซที ่จุด Test Post 
ความถ่ี 2 คร้ังต่อปี 

- โครงการฯ ม ี การตรวจสอบระบบจ ่ าย
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุกร่อนของท่อ
ส่งก ๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
NACE SP 0169 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 
 

• การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ป้องกัน
การผุกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ดิน 
( Close Interval Pipe to Soil Potential 
Survey) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน NACE SP 
0169 ความถ่ี 10 ปีต่อคร้ัง 

- โครงการฯ มีการตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้า
ที่ใช้ป้องกันการผุของท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้
ดินให้เป็นไปตามมาตรฐาน NACE SP 0169 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 
 

• การตรวจสอบการชำรุดของวัสดุเคลือบท่อ 
ด้วยวิธี  DCVG หรือ ACVG หรือ เพื ่ อหา
ตำแหน่งที่วัสดุเคลือบท่อชำรุดและประมาณ
การขนาดของแผล โดยประเมินตาม NACE SP 
0502 ความถ่ี 10 ปีต่อคร้ัง 

- โครงการฯ มีการตรวจสอบการชำรุดของวัสดุ
เคลือบท่อ ด้วยวิธี DCVG หรือ ACVG เพื ่อหา
ตำแหน่งท่ีวัสดุเคลือบท่อชำรุด โดยประเมินตาม 
NACE SP 050 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 
 

2) ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และ
ขั ้นตอนคู ่มือการปฏิบัติ  กฎระเบียบความ
ปลอดภัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานในเขตระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ 

- โครงการฯ ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบำย
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 
และขั้นตอนคู่มือกำรปฏิบัติงำน  
(ดังแสดงในภาคผนวก ง) 

- 

3) ดูแลรักษาป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งแนว
ท่อ ให้เห็นข้อความและหมายเลขโทรศัพท์แจ้ง
เหตุอย่างชัดเจน ท้ังน้ี หากพบการชำรุดหรือสูญ
หายให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมหรือนำป้ายมา
เพ่ิมเติมแทนป้ายท่ีสูญหายทันที 

- โครงการฯ มีการสำรวจ โดยหน่วยงานความ
ปลอดภัยอาช ีวอนามัยและสิ ่ งแวดล ้อม 
(Safety) ของโรงไฟฟ้าบางปะกง  
(ดังแสดงในภาคผนวก ค ร ูปที ่ ค-3 และ
ภาคผนวก ข) 

 
   

- 



บทที่ 2  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                                         จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะก่อสร้าง 
 

 

 2-14 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

4) ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของพ้ืนท่ีท่ีระบบ
ท่อพาดผ่าน และหน่วยงานรับผิดชอบดูแลระบบ
สาธารณูปโภคบริเวณใกล้เคียงแนววางท่อฯ ของ
โครงการให้แจ้งกิจกรรมใด ๆ ท่ีจะดำเนินการใน
เขตระบบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

- โครงการฯ จะดำเนินการประสานงานไปยัง
หน่วยงานเจ้าของพื้นที ่ ที ่จะดำเนินการใน
ขอบเขตระบบการล่วงหน้าอย ่างน้อย 1 
สัปดาห ์

- 

5) กำหนดให้เครื ่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดที ่ใช้
ภายในบริเวณพื้นที่กระบวนการดำเนินงานของ
สถานี MR เป็นประเภทอุปกรณ์ป้องกันการ
ระเบิด (Explosion Proof) 

- โครงการฯ มีอ ุปกรณ์ป้องก ันการระเบ ิด 
(Explosion Proof) ตามมาตราฐานฯ 

   (ดังแสดงในภาคผนวก ค ร ูปที ่ ค-4 และ
ภาคผนวก ข) 

- 

6) จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย 
ระบบน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัย 
สำหรับอาคารควบคุม (Control Building) ภายใน
บริเวณสถานี MR ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
ประเทศไทยหรือสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกา (NFPA) 

- โครงการฯ มีอุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบ
น้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัย 
บริเวณสถานี MR ตามมาตราฐานฯ 

   (ด ังแสดงในภาคผนวก ค ร ูปที ่  ค-5และ
ภาคผนวก ข) 

- 

7) จัดให้มีระบบการขออนุญาตทำงาน (Work 
Permit) ในบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียง 

- โครงการฯ ใช้ระบบการขอ work permit 
ผ่านระบบ MMS และประสานงานผู้ควบคุม
งานและ operator    
(ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-6) 

- 

ค. การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินก๊าซธรรมชาติรั่วไหล 

1) จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินในกำรปฏิบัติงำน
ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถำนกำรณ์ในทันทีท่ีเกิด
อุบัติเหตุจำกกำรรั่วไหลของระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ 

-  โครงการฯ อยู ่ระหว่างการจัดทำแผนระงับ
เหตุฉุกเฉิน มีแผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินใน
เดือน สิงหาคม 2568 

- 

2) จัดท ำเลขหมำยโทรศัพท์ของหน่วยงำนท่ีต้อง
ประสำนงำนในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน เช่น 
สถำนีต ำรวจ หน่วยบรรเทำสำธำรณภัย และ
โรงพยำบำล เป็นต้น 

-  โครงการฯ อยู ่ระหว่างการจัดทำแผนระงับ
เหตุฉุกเฉิน มีแผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินใน
เดือน สิงหาคม 2568 

- 

3) ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดกำรรั่วไหลของ
ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ และเกิดกำรลุกไหม้
ในพื้นท่ีระบบท่อฯ โดยมีควำมถี่ในกำรฝึกซ้อม
แผนฉุ ก เฉิ นอย่ ำง น้อยปี ละ 1 ครั้ ง  โดย
ด ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำง กฟผ. และ ปตท. 

-  โครงการฯ อยู ่ระหว่างการจัดทำแผนระงับ
เหตุฉุกเฉิน มีแผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินใน
เดือน สิงหาคม 2568   

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 2  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะก่อสร้าง                 ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
2-15 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

4) จัดให้มีกำรทบทวน ปรับปรุง และประเมิน
ประสิทธิภำพของแผนระงับเหตุฉุกเฉินของ
โครงกำรเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

-  โครงการฯ อยู ่ระหว่างการจัดทำแผนระงับ
เหตุฉุกเฉิน มีแผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินใน
เดือน สิงหาคม 2568 

- 

ง. การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับพนักงานปฏิบัติงาน 
1) ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ส่วนบุคคลที่เหมาะสมในแต่ละประเภทของ
งาน และควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อ ันตรายส่วนบุคคลที ่ เหมาะสมในแต ่ละ
ประเภทของงาน 

-  โครงการฯ มีการควบคุมในการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลที ่เหมาะสม ตามนโยบาย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

  (ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-8 ภาคผนวก ง) 

- 

2) ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ 
อุปกรณ์ก่อนนำมาใช้ปฏิบัติงาน 

-  โครงการฯ มีการควบคุมให้มีการตรวจสอบ
สภาพของเครื ่องมือ อุปกรณ์ก่อนนำมาใช้
ปฏ ิบ ัต ิงาน ตามนโยบายความปลอดภ ัย       
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

  (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 

3) จัดให้ม ีระบบดูแล ร ักษา เครื ่องมือ และ
อุปกรณ์ท่ีจะนำมาใช้ปฏิบัติงานเป็นประจำ 

-  โครงการฯ มีการดูแล รักษา เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ที ่จะนำมาใช้ปฏิบัติงานเป็นประจำ 
ตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม 

  (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

- 

4) ตรวจส ุขภาพพนักงานของโครงการเป ็น
ประจำปีละ 1 ครั้ง 

-  โครงการฯ มีการตรวจสุขภาพพนักงานของ
โครงการเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ตามนโยบาย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
(ดังแสดงในภาคผนวก จ) 

- 

5) ขณะที่ดำเนินการซ่อมแซมท่อก๊าซธรรมชาติที่
รั่ว ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

-  โครงการฯ จะดำเนินการตามมาตรการฯ หากมี
การซ่อมแซมท่อก๊าซธรรมชาติท่ีรั่ว 

- 

• จัดให้มีระบบขออนุญาตเข้าทำงานบริเวณที่
ทำการเชื่อมต่อท่อ และการตรวจสอบรอย
เชื่อมด้วยการเอ็กซเรย์ 

-  โครงการฯ จะดำเนินการตามมาตรการฯ ท่ีกำหนด - 

• ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือ หมวกนิรภัย 
และรองเท้านิรภัย เป็นต้น 

-  โครงการฯ จะดำเนินการตามมาตรการฯ ท่ีกำหนด - 

• กั้นเขตพื้นที ่ที ่ทำการเชื ่อมท่อ พร้อมทั ้ง
ติดตั้งเครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่
อาจเกิดอันตราย 

-  โครงการฯ จะดำเนินการตามมาตรการฯ ท่ีกำหนด - 



บทที่ 2  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                                         จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะก่อสร้าง 
 

 

 2-16 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

• กั ้นบริเวณพื ้นที ่ที ่ทำการตรวจสอบรอย
เช ื ่อม พร ้อมทั ้งห ้ามมิให ้ผ ู ้ท ี ่ ไม ่ม ีส ่วน
เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นท่ีดังกล่าวโดยเด็ดขาด 

-  โครงการฯ จะดำเนินการตามมาตรการฯ ท่ีกำหนด - 

• พื้นที ่ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื ่อมด้วย
เครื่องเอ็กซเรย์ ต้องจัดให้มีป้ายรังสีแสดงไว้
โดยมีข้อความและสัญลักษณ์ในป้าย ดังน้ี 

 

-  โครงการฯ จะดำเนินการตามมาตรการฯ ท่ีกำหนด - 

• ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยเครื่อง
เอ ็กซเรย ์ ต ้องตรวจสอบและติด Film 
badge หรือ แผ่นวัดรังสีชนิด Optically 
Stimulated Luminescence (OSL) หร ื อ 
TLD card ก่อนดำเนินการเข้าปฏิบัติงาน 

-  โครงการฯ จะดำเนินการตามมาตรการฯ ท่ีกำหนด - 

จ. การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลท่ีสามและการก่อวินาศกรรม 
1) ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ชุมชน สถานประกอบการท่ีอยู่ใกล้เคียงระบบท่อ
ช่วยสอดส่องดูแลมิให้ผู้ใดมาทำกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบท่อของโครงการ 

- โครงการฯ มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
ให้ชุมชนใกล้เคียงช่วยสอดส่องดูแลมิให้ผู้ใดมา
ทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับ
ระบบท่อของโครงการ   
(ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-9) 

- 

2) หากหน่วยงานใดจะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง 
หรือกระทำการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคใน
พื้นที ่เขตระบบท่อ ต้องแจ้งให้โครงการทราบ
ล่วงหน้า รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- โครงการฯ จะดำเนินการประสานงานไปยัง
หน่วยงานเจ ้าของพื ้นที ่  ที ่จะดำเนินการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห ์
(ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-10) 

- 

3) ดูแลตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายเตือน
ตำแหน่งท่อส ่งก ๊าซฯ หร ือส ัญลักษณ์ให ้
สามารถมองเห ็นข ้อความและหมายเลข
โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 

-  โครงการฯ มีการดูแลตรวจสอบความสมบูรณ์
ของป้ายเตือนตำแหน่งท่อส ่งก ๊าซฯ หรือ
สัญลักษณ์ให้สามารถมองเห็นข้อความและ
หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 

  (ด ังแสดงในภาคผนวก ค ร ูปที ่  ค -3 และ
ภาคผนวก ข) 

- 

4) ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีตามแนวท่อ
ส่งก๊าซฯ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำตามมาตรฐาน 
ASME B31.8 

-  โครงการฯ มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
ตามมาตรฐาน ASME B31.8 

  (ด ังแสดงในภาคผนวก ค ร ูปที ่  ค -3 และ
ภาคผนวก ข) 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 2  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะก่อสร้าง                 ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
2-17 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

2. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1) จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนความเสียหาย

และความเดือดร้อนรำคาญ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การดำเนินโครงการ โดยมีช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา
การดำเนินการแก้ไขในแต่ละขั้นตอน และการ
แจ้งกลับผู้ร้องท่ีชัดเจน  

-  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ จัดให้มีระบบ
รับเรื ่องร้องเรียนความเสียหายและความ
เดือดร้อนรำคาญ ที ่อาจเกิดขึ ้นจากการ
ดำเนินโครงการ  
(ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-11) 

                       

 

2) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานโครงการ ให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
และชุมชนในพื้นที ่ใกล้เคียง ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการ
ต ิ ดต ่ อส ื ่ อสารต ่ าง  ๆ  เช ่ น  เจ ้ าหน ้ าท ี ่
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ผู้นำชุมชน เป็นต้น 

-  โครงการฯ มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเก่ียวกับดำเนินโครงการ  
(ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-12 ถึง ค-14) 

- 

3) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน โดยเข้าร่วม
ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม และสนับสนุน 
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนหรือ
หน่วยงานในพื้นที ่ตามความเหมาะสม เช่น 
การร่วมกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีวัน
สำคัญของชุมชน การสนับสนุนด้านการกีฬา 
ด ้ านการศ ึกษา ด ้ านสาธารณส ุข  และ
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

-  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ได้เข้าร่วม
ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม และสนับสนุน 
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนหรือ
หน่วยงานในพื้นท่ีตามความเหมาะสม  
(ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-15 ถึง ค-16) 

- 

4) จัดให้มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครอง
ความเส ียหายที ่อาจเก ิดข ึ ้นต ่อช ีว ิตและ
ทรัพย์สินอันเน่ืองมาจากกิจกรรมของโครงการ
ท ี ่ เก ิดข ึ ้นตลอดอาย ุการดำเน ินการของ
โครงการ 

-  โครงการฯ ได้จัดทำกรมธรรม์ ประกันภัย
ของสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติ โรงไฟฟ้าบางปะกง (เริ่ม 1 ธันวาคม 
2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568) 

  (ดังแสดงในภาคผนวก ค รูปท่ี ค-7) 

- 

 



บทที่ 3
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ                 ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 3-1 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

บทที่ 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 ปัจจุบันโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยัง
โรงไฟฟ้าบางปะกง อยู่ในระยะดำเนินการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ดังตารางท่ี 3-1 และตารางท่ี 3-2 
 

ตารางที่ 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ 
ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง   
(ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว) 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่

สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางการแก้ไข 

1. ด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

• ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วของระบบท่อ 

และเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังการซ้อมแผน
ฉุกเฉินของโครงการ 

- สถ ิต ิการเจ ็บป ่วย และการบาดเจ ็บใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน 

- สุขภาพของพนักงาน ท่ีดูแลพ้ืนท่ีโครงการ 
 

• วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด 
- บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วของระบบท่อ 

และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบ
หาสาเหตุ และวิธีแก้ไข และแนวทางป้องกัน
การเกิดซ้ำ รวมทั้งผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน
ของโครงการ 

- บันทึกสถิต ิการเจ ็บป่วยและบาดเจ ็บใน
ระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน 

- ตรวจสุขภาพพนักงาน ท่ีสังกัดเขตปฏิบัติการ
ระบบท่อที่ดูแลพื้นท่ีโครงการ 
 

• จุดตรวจวัด/สถานที่ด าเนินการ 
- พื้นที่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 น้ิว 

- โครงการมีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการ
รั่วของระบบท่อ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น การ
ซ้อมแผนฉุกเฉินของโครงการ สถิติการเจ็บป่วย 
และการบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงานและ
ผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2568 พบว่า ไม่พบการเกิด
อุบัติเหตุ การรั่วของระบบท่อและเหตุฉุกเฉิน ไม่
พบการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บในระหว่างการ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่สังกัดเขตปฏิบัติการ
ระบบท่อที่ดูแลพื้นท่ีโครงการ 
(รายละเอียดดังแสดงในหัวข ้อที ่  3.1 และ
ภาคผนวก จ) 
 
- สำหรับการซ้อมแผนฉุกเฉิน จะดำเนินการใน

เดือนสิงหาคม 2568 และรายงานให้ทราบใน
รายงานฉบับถัดไป 
 

-  
 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 3-2 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่

สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางการแก้ไข 

• ความถ่ี/ระยะเวลา 
- จัดทำรายงานสรุปการการเกิดอุบัติเหตุ การ

รั ่วของระบบท่อ และเหตุฉุกเฉินที ่เกิดขึ ้น 
พร้อมทั้งสาเหตุวิธีการแก้ไข ปีละ 1 ครั ้ง 
รวมท้ังผลการซ้อมแผนฉุกเฉินของโครงการปี
ละ 1 ครั้ง 

- จัดทำรายงานสรุปสถิติการเจ็บป่วยและ
บาดเจ ็บในระหว่างการปฏิบ ัต ิงานของ
พนักงาน ปีละ 1 ครั้ง 

- ตรวจสุขภาพของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง 

2. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

• ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจาก

ชุมชนใกล้เคียง 
 

• วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด 
- บันทึกข้อ คิด เห็นและข้อร้ อง เรียนจาก

หน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง โดยการจัด
เจ้าหน้าท่ีเข้าพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนท่ีเกิดขึ้น 
 

• จุดตรวจวัด/สถานที่ด าเนินการ 
- กลุ่มหน่วยงานราชการ สถาบัน และองค์กร 

กลุ่มผู้น าชุมชน และกลุ่มครัวเรือน/ร้านค้า 
ในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่ง
ก๊าซฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 น้ิว ท้ัง
สองข้าง 

• ความถ่ี/ระยะเวลา 
- บันทึกข้อ คิด เห็นและข้อร้ อง เรียนจาก

หน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง ให้มีการสรุป
และรายงานผลการด าเนินการทุก 6 เดือน 

 

- โครงการทำการบันท ึกข ้อค ิดเห ็นและข ้อ
ร้องเรียนจากทุกกลุ่มที่อยู่ในระยะ 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ และจากขอบเขต
พ ื ้นท ี ่สถาน ี  MR ระหว ่างเด ือนมกราคม -
มิถุนายน 2568  พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนจาก
กลุ่มต่างๆ ในชุมชนระยะ 500 เมตร 
(รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อที่ 3.2) 

- 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ                 ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
3-3 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตารางที่ 3-2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินกา ร 
ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง   
(ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว) 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่

สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางการแก้ไข 

1. ด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

• ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- สถิติอุบัติเหตุ การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ 

และเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น 
- สถิติการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บใน

ระหว่างการปฏิบัติงาน 
- สุขภาพของพนักงานของโครงการ 

 

• วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด 
- บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วไหลของก๊าซ 

และเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น ตรวจสอบหาสาเหตุ 
และวิธีแก้ไข และแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ 

- บันทึกสถิติการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บใน
ระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน 

- ตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการ 
 

• จุดตรวจวัด/สถานที่ด าเนินการ 
- สถาน ี  MR และพ ื ้นท ี ่ ระบบท ่อส ่ งก ๊ าซ

ธรรมชาต ิของโครงการ ขนาดเส ้นผ ่าน
ศูนย์กลาง 20 น้ิว 
 

• ความถ่ี/ระยะเวลา 
- บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วไหลของก๊าซ

ธรรมชาติ เหตุฉุกเฉินที ่เกิดขึ ้น พร้อมทั ้ง 
สาเหตุวิธีการแก้ไข และผลกระทบที่เกิดต่อ
สุขภาพ ประจำทุกปี 

- จัดทำบันทึกสถิติการเจ็บป่วยและบาดเจ็บใน
ระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน ประจำทุกปี 

- ตรวจสุขภาพของพนักงาน ปีละ 1 คร ั ้ง 
ตลอดระยะดำเนินการ 
 
 

- โครงการมีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุและ
การรั่วของระบบท่อ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
การซ้อมแผนฉุกเฉินของโครงการ สถิติการ
เจ ็บป่วย และการบาดเจ ็บในระหว่างการ
ปฏ ิบ ัต ิ งานและผลการตรวจส ุขภาพของ
พนักงาน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถ ุนายน 
2568 พบว่า ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วของ
ระบบท่อและเหตุฉุกเฉิน ไม่พบการเจ็บป่วย
และการบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงานของ
พนักงานที่สังกัดเขตปฏิบัติการระบบท่อที่ดูแล
พื้นท่ีโครงการ 
(รายละเอียดดังแสดงในหัวข ้อที ่  3.1 และ
ภาคผนวก จ) 

-  
 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 3-4 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่

สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางการแก้ไข 

2. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

• ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน

และชุมชนใกล้เคียง 
 

• วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด 
- บันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากที่

ทีมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ เข้าพบปะ
ชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี ลดความ
กั งวลของชุ มชน และรับฟั งข้ อคิดเห็ น/
ข้อเสนอแนะจากชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
 

• จุดตรวจวัด/สถานที่ด าเนินการ 
- กลุ่มหน่วยงานราชการ สถาบัน และองค์กร 

กลุ่มผู้น าชุมชน และกลุ่มครัวเรือน/ร้านค้า 
ในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่ง
ก๊าซฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 น้ิว ท้ัง
สองข้างและจากขอบเขตพื้นท่ีสถานี MR 

• ความถ่ี/ระยะเวลา 
- ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 

- โครงการทำการบันท ึกข ้อค ิดเห ็นและข ้อ
ร้องเรียนจากทุกกลุ่มที่อยู่ในระยะ 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ และจากขอบเขต
พ ื ้นท ี ่สถาน ี  MR ระหว ่างเด ือนมกราคม -
มิถุนายน 2568  พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนจาก
กลุ่มต่างๆ ในชุมชนระยะ 500 เมตร 
(รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อที่ 3.2)) 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ                 ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
3-5 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

3.1 ด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง 
ระยะดำเนินการ มาตรการกำหนดให้ ติดตามตรวจสอบด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยทำ
การบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วไหลของก๊าซและเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ตรวจสอบหาสาเหตุและวิธีแก้ไข และ
แนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ บันทึกสถิติการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานและการ
ตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการ (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก จ) 

โครงการจัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน ระดับความรุนแรง ความ
เสียหาย สาเหตุ และแนวทางการป้องกันเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็น
ประจำทุกเดือนและในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ไม่มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของพนักงาน ดัง
แสดงในตารางที่ 3-3 และตารางท่ี 3-4 

 

ตารางที่ 3-3 สรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุม ก๊าซธรรมชาติ 
BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 

ประเภทของอุบัติเหตุ 
ความถี่ของอุบัติเหตุ 

ลักษณะเกิด
อุบัติเหตุ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  

ระดับความรุนแรง A เสียชีวิต พิการ ทุพลภาพ 0 0 0 0 0 0 - 

ระดับความรุนแรง B บาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน 0 0 0 0 0 0 - 

ระดับความรุนแรง C บาดเจ็บเล็กน้อย พยาบาลเบ้ืองต้น (ไม่หยุดงาน) 0 0 0 0 0 0 - 

รวม 0 0 0 0 0 0 - 

ที่มา : โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง 
 

ตารางที่ 3-4 สรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุม ก๊าซธรรมชาติ 
BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง ระหว่างปี 2566-มิถุนายน 2568 

ประเภทของอุบัติเหตุ  
ความถี่ของอุบัติเหตุ ลักษณะเกิด

อุบัติเหตุ ปี 2566 ปี 2567 มิถุนายน 2568 

ระดับความรุนแรง A เสียชีวิต พิการ ทุพลภาพ 0 0 0 - 

ระดับความรุนแรง B บาดเจ็บรุนแรงถึงข้ันหยุดงาน 0 0 0 - 

ระดับความรุนแรง C บาดเจ็บเล็กน้อย พยาบาลเบ้ืองต้น (ไม่หยุดงาน) 0 0 0 - 

รวม 0 0 0 - 

ที่มา : โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 3-6 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

3.2 ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง 
ระยะดำเนินการ มาตรการกำหนดให้ บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง  
โดยการจัดเจ้าหน้าที่เข้าพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น จากกลุ่มหน่วยงานราชการ 
สถาบัน และองค์กร กลุ่มผู้นำชุมชน และกลุ่มครัวเรือน/ร้านค้า ในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ 
ทั้งสองข้างและจากขอบเขตพื้นที่สถานี MR โดยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนจาก
กลุ่มต่างๆ ในชุมชน 

 



บทที่ 4
สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการแก้ไข



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามมาตรการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ                            ที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ                      ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
  

 4-1 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

บทที่ 4 

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแก้ไข 

 
โครงการ  ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง 
เจ้าของโครงการ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จัดท ารายงานโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ระหว่างเดือน  มกราคม-มิถุนายน 2568 
  กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 
 

คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม 

รายการ/ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานหรือ
เกณฑ์ก าหนด 

วัน/เดือน/ปี  
และความถี ่

ต าแหน่งหรือ 
สถานที่ท่ีพบ 

ปัญหา/อุปสรรค 
การแก้ไข/

ข้อเสนอแนะ
ในภาพรวม 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - 

 
 
ชื่อผู้บันทึก    นายกมลพัฒน์ ประพันธา 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมลู  นางอิศรา ประวีณวรกุล 
เบอร์โทรศัพท ์   0 2436 0864, 0 2436 0820 
 
 
 



เอกสารอ้างอิง



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      เอกสารอา้งอิง  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ     
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ                  ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 เอกสารอ้างอิง-1 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (2546) เรื ่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ 
สภาวะแวดล้อมในการท างาน. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนพิเศษ 138ง วันท่ี 3 ธันวาคม 2546. 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานี
ควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง, บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด, สิงหาคม  2564. 
 
กฎกระทรวง เรื่อง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพ่ือด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนท่ี 39ก  วันท่ี 17 มิถุนายน 2565. 
 
 
 



ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

- ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและหลักฐานยืนยันการจัดส่งรายงานให้หน่วยงานอนุญาต



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ก  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 ภาคผนวก ก-1 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

 



ภาคผนวก ก  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ก-2 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ก 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ก-3 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ก  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ก-4 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ก 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ก-5 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ก  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ก-6 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ก 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ก-7 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ก  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ก-8 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ก 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ก-9 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ก  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ก-10 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ก 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ก-11 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ก  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ก-12 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ก 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ก-13 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ก  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ก-14 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ก 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ก-15 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ก  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ก-16 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ก 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ก-17 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ก  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ก-18 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ก 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ก-19 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ก  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ก-20 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ก 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ก-21 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 



ภาคผนวก ก  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบฯ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรมมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ก-22 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หลักฐานยืนยันการจัดส่งรายงานให้หน่วยงานอนุญาต 
 

 

    
 

 



ภาคผนวก ข
- การตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 ภาคผนวก ข-1 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

ผลการทดสอบระบบของสถานีวัด (First Gas and Commissioning : MR Station) 

 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-2 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-3 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-4 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-5 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-6 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-7 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-8 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-9 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-10 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-11 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-12 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-13 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-14 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-15 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-16 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-17 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-18 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-19 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-20 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-21 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-22 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-23 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-24 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-25 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-26 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-27 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-28 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-29 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-30 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-31 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-32 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-33 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-34 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-35 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-36 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-37 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-38 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-39 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-40 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-41 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-42 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-43 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-44 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-45 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-46 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-47 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-48 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-49 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-50 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-51 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-52 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-53 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-54 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-55 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-56 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-57 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-58 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-59 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-60 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-61 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-62 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-63 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-64 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-65 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-66 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-67 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-68 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-69 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-70 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-71 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-72 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-73 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-74 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-75 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-76 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-77 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-78 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-79 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-80 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-81 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-82 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-83 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-84 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-85 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-86 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-87 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-88 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-89 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-90 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-91 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-92 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-93 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-94 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-95 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-96 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-97 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-98 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-99 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-100 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-101 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-102 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-103 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-104 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-105 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-106 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-107 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-108 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-109 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-110 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-111 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-112 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-113 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-114 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-115 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-116 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-117 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-118 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-119 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-120 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ข 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ข-121 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมกา๊ซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ข-122 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



ภาคผนวก ค
- รูปภาพ หลักฐานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ค  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   รูปภาพ หลักฐานการปฏิบัติตามาตรการ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ        ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 ภาคผนวก ค-1 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

รูปภาพ หลักฐานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง 

 

 
 

รูปที่ ค-1 คู่มือการระงับเหตุฉุกเฉิน 
 

   
 

รูปที่ ค-2 แผนงานตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
 



ภาคผนวก ค  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รูปภาพ หลักฐานการปฏิบัติตามาตรการ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ค-2 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

   

       
 

รูปที่ ค-3 การสำรวจป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งแนวท่อ  
โดยหน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม (Safety) ของโรงไฟฟ้าบางปะกง 

 

     
 

รูปที่ ค-4 อุปกรณป์้องกันการระเบิด (Explosion Proof) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ค 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   รูปภาพ หลักฐานการปฏิบัติตามาตรการ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ        ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ค-3 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 

 
 

รูปที่ ค-5 อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัย 
 

 
 

รูปที่ ค-6 การขอ Work Permit ผ่านระบบ MMS  
 
 



ภาคผนวก ค  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รูปภาพ หลักฐานการปฏิบัติตามาตรการ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ค-4 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

    
 

รูปที่ ค-7 กรมธรรม์ประกันภัย สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าบางปะกง  
(เริ่ม 1 ธันวาคม 2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568) 

 

 
   

รูปที่ ค-8 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ค 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   รูปภาพ หลักฐานการปฏิบัติตามาตรการ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ        ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ค-5 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
 

รูปที่ ค-9 เข้าร่วมการประชุมส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขอความร่วมมือชุมชนใกล้เคียง  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันในการช่วยสอดส่องดูแลระบบท่อของโครงการ  

เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลที่สามและการก่อวินาศกรรม ของโรงไฟฟ้าบางปะกง  
 



ภาคผนวก ค  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รูปภาพ หลักฐานการปฏิบัติตามาตรการ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ค-6 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 

รูปที่ ค-10 ประสานงานไปยังเจ้าของพ้ืนที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 

 
 

รูปที่ ค-11 แผนการดำเนินงานรับเหตุร้องเรียนและแก้ไขปัญหาจากชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 
กรณีเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ค 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   รูปภาพ หลักฐานการปฏิบัติตามาตรการ 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ        ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ค-7 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
 

รูปที่ ค-12 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินงานโครงการ ให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

 

 

 
 

รูปที่ ค-13 ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงลักษณะ ข้อกำหนดและข้อห้ามต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้จากแนวท่อ 
 



ภาคผนวก ค  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รูปภาพ หลักฐานการปฏิบัติตามาตรการ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ค-8 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 

รูปที่ ค-14 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าบางปะกง เพ่ิมการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการดำเนินการของโรงไฟฟ้าและมาตรการลดผลกระทบด้านต่างๆ เพ่ือลดความกังวลของของประชาชน  

 

 
 

รูปที่ ค-15 วันที่ 20-21 มีนาคม 2568 โรงไฟฟ้าบางปะกง จัดกิจกรรมแว่นแก้ว 
ตรวจวัดสายตาพร้อมมอบแว่นสายตาให้แก่พ่่ีน้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ชิ้น 

 

  
 

รูปที่ ค-16 วันที่ 27 มิถุนายน 2568 โรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมบริจาคสิ ่งของ ให้กลุ่มผู้เปราะบางในชุมชน 
ในกิจกรรม รอบรั้ว รวมรัก ประจำเดือน มิถุนายน 2568 



ภาคผนวก ง
- การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                            ภาคผนวก ง  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ               การจัดการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัย 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ                              ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 ภาคผนวก ง-1 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

 



ภาคผนวก ง  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การจัดการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ง-2 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                             ภาคผนวก ง  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ               การจัดการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัย 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ                              ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ง-3 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



ภาคผนวก ง  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การจัดการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ง-4 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                             ภาคผนวก ง  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ               การจัดการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัย 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ                              ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ง-5 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



ภาคผนวก ง  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การจัดการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ง-6 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                             ภาคผนวก ง  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ               การจัดการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัย 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ                              ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ง-7 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



ภาคผนวก ง  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การจัดการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ง-8 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                             ภาคผนวก ง  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ               การจัดการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัย 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ                              ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ง-9 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 

 



ภาคผนวก ง  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การจัดการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ง-10 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                             ภาคผนวก ง  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ               การจัดการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัย 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ                              ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ง-11 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



ภาคผนวก ง  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การจัดการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ง-12 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                             ภาคผนวก ง  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ               การจัดการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัย 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ                              ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ง-13 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 



ภาคผนวก ง  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การจัดการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ง-14 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                             ภาคผนวก ง  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ               การจัดการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัย 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ                              ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ง-15 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

การใช้และการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี 
 

 
 

การระวังและป้องกันการเกิดเหตุอันตราย 
 

1. มีการปฐมนิเทศด้านความปลอดภัยก่อนการทำงาน เพ่ือชี้แจง ทำความเข้าใจ กฎ ระเบียบและพูดคุย
เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน และประเมินความเสี่ยง 

2. มีการจัดทำวารสารความปลอดภัย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ 
 

 
 

3. มีการจัดท าโครงการ BPK SMART SAFETY (ระบบการจัดการอุปกรณ์ความปลอดภัย) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการอุปกรณ์ความปลอดภัยให้มีความถูกต้อง แม่นย า ครบถ้วน และ
ครอบคลุมพ้ืนที่โรงไฟฟ้าบางปะกง เพ่ือให้มีความพร้อมในการควบคุมและป้องกันความสูญเสีย ด้านทรัพย์สินที่เกิด
จากอุบัติเหตุและอัคคีภัย โดยการน า Power Digital Solution มาสนับสนุนการด าเนินงาน 



ภาคผนวก ฉ
– หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 ภาคผนวก ฉ-1 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-2 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-3 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-4 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-5 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-6 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-7 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-8 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-9 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-10 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ขออนุญาตวางท่อส่งก๊าซฯ ลอดใต้ชวดโกงกาง 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-11 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หนังสือรับแจ้งการก่อสร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติและส่วนต่อเชื่อมโรงไฟฟ้าฯ 
 

 
 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-12 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หนังสือรับแจ้งจากส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม เร่ืองการขออนุญาตท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาด 20 นิ้วและ 28 นิ้ว 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-13 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน 
 

 
 
 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-14 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (ต่อ) 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-15 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-16 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง อนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เชื่อมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-17 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง อนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เชื่อมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ (ต่อ)

 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-18 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง อนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เชื่อมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ (ต่อ)

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-19 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง อนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เชื่อมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ (ต่อ)

 
 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-20 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง อนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เชื่อมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ (ต่อ)

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-21 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง อนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เชื่อมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ (ต่อ) 

 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-22 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง อนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เชื่อมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ (ต่อ) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-23 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
และการช าระค่าธรรมเนียม

 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-24 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
และการช าระค่าธรรมเนียม (ต่อ) 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-25 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หนังสือจาก กฟผ. เรื่องส่งแบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
ผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ 

 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-26 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หนังสือจากกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องรับค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ระบบการขนส่ง 
ก๊าซธรรมชาติทางโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4  

ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง (ช่วงท่ี 1) 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-27 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-28 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-29 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หนังสือจากกรมธุรกิจพลังงาน เร่ืองค าสั่งรับค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกจิการ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
 

 
 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-30 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่องแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบทิศทางและแนว
เขตในการวางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-31 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-32 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-33 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-34 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-36 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หนังสือจากกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ใบอนุญาตประกอบกิจการ ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง (ช่วงที่ 1) 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-37 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-38 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-39 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-40 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-41 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-42 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-43 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-44 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-45 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-46 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ภาคผนวก ฉ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ   ฉบับที ่6 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 
 

 
ภาคผนวก ฉ-47 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หนังสือจากกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ใบอนุญาตประกอบกิจการ ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง (ช่วงที่ 1) 

 

 



ภาคผนวก ฉ  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2568)                               จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง-ระยะด าเนินการ 
 

 

 ภาคผนวก ฉ-48 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



 


