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 คาํนํา 
 

  คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระกาศเจตนารมณ์อยา่งแน่วแน่ทีÉจะ“ส่งเสริมและสร้างสรรคใ์หมี้
การทาํงานอยา่งปลอดภยั” โดยถือวา่ความปลอดภยัในการทาํงานเป็นความปรารถนาอยา่งยิÉงของบริษทัฯ
พนกังานทัÊงหมดในบริษทัฯตอ้งไดรั้บความปลอดภยัในการปฏิบติังานทัÊงทางดา้นร่างกาย ดา้นสุขภาพอนามยั
ของผูป้ฏิบติังานรวมทัÊงดา้นสิÉงแวดลอ้มทีÉเหมาะสมปลอดภยัต่อการปฏิบติังานของพนกังาน   
                   คู่มือความปลอดภยัฉบบันีÊ   ไดม้าจากการศึกษาวเิคราะห์เหตุการณ์ประสบอนัตราย และการ  
เกิดอุบติัภยัทีÉผา่นๆมาในบริษทัฯและบริษทัฯอืÉนๆทีÉมีการปฏิบติังานคลา้ยกนัหรือเหมือนกนั โดยได้
รวบรวม เพืÉอเป็นคู่มือสาํหรับพนกังานในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิÉงแวดลอ้ม    

 ความปลอดภยัจะเกิดขึÊนไดมิ้ใช่เพียงแต่คิดและเขียนเป็นคู่มือนีÊไวเ้ท่านัÊน โปรดระลึกอยูเ่สมอวา่
ความปลอดภยัจะเกิดขึÊนไดต้อ้งมีการปฏิบติัตามสิÉงทีÉคิดทีÉเขียนไวใ้นคู่มือนีÊ เป็นประการสาํคญั และการ
ปฏิบติันัÊนควรจะกระทาํดว้ยจิตสาํนึกและทาํใหเ้ป็นนิสัยไปตลอด 

 การจดัทาํคู่มือความปลอดภยันีÊ เป็นมาตรการสาํคญัอนัหนึÉง ทีÉมุ่งหวงัจะใหเ้ป็นเครืÉองมือในการ
บริหารงานความปลอดภยัใหบ้รรลุสมดงัเจตนารมณ์ขา้งตน้นีÊดว้ย  

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วตัถุประสงค์และขอบเขต 
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1.1 วตัถุประสงค์ 
(1) เพืÉอแสดงถึงความมุ่งมัÉนขององคก์รต่อการปฏิบติัตามนโยบายทีÉไดป้ระกาศไว้ 
(2) เพืÉอเป็นแนวทางในการจดัทาํ และรักษาไวซึ้É งระบบการบริหารจดัการความปลอดภยั  อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
(3) ลดความเสีÉยงอนัตราย  และอุบติัเหตุต่าง ๆ ของพนกังานและผูเ้กีÉยวขอ้ง 
(4) ปรับปรุงการดาํเนินงานของธุรกิจใหเ้กิดความปลอดภยั  

1.2 ขอบเขต : ครอบคลุมทุกกิจกรรม  ของ บริษทั สยาม แทงค ์เทอร์มินลัจาํกดั 
 ( 1)  งานดา้นการปฏิบติัการ  เช่น การรับและจ่ายนํÊามนั  การควบคุมนํÊามนั เป็นตน้ 
 ( 2)   งานดา้นการซ่อมบาํรุง คลงัสินคา้ 

        แผนผงัของ บริษทั สยาม แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั 
(1) ทีÉตัÊง  120 ม.2 ต.ท่าเทววงษ ์ อ.เกาะสีชงั  จ.ชลบุรี 20120  

 โทรศพัท ์(038)216380 -4  โทรสาร (038) 216391 
(2) ขนาดของพืÊนทีÉไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั มีพืÊนทีÉประมาณ 410 ไร่แบ่งเป็น 2 ส่วน 

- บริเวณ TANK FARM AREA มีพืÊนทีÉประมาณ 240 ไร่ 
- บริเวณ TERMINAL  AREA  มีพืÊนทีÉประมาณ 170 ไร่ 

2.คําจํากดัความ 
1. องค์กร  หมายถึง  บริษทั สยาม แทงค์ เทอร์มินัลจํากดั 
2. นโยบาย หมายถึงแถลงการณ์ทีÉแสดงถึงหลกัการและความมุ่งมัÉน  ในการดาํเนินการทางดา้น

ความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
3. ระบบการจัดการ หมายถึง ระบบภายในองคก์รซึÉงประกอบดว้ยบุคลากรทรัพยากรนโยบายและ

ขัÊนตอนการดาํเนินงานโดยมีการทาํงานประสานกนัอยา่งมีระเบียบแบบแผนเพืÉอปฏิบติังานทีÉ
กาํหนดไวเ้พืÉอใหบ้รรลุ หรือรักษาเป้าหมายทีÉกาํหนดไว  ้

4. การทบทวนสถานะ  หมายถึง  การประเมินระบบการจดัการอยา่งมีแบบแผน 
5. วัตถุประสงค์ หมายถึง ความคาดหวงัในภาพรวมต่อความสาํเร็จทีÉสามารถวดัผลไดโ้ดยละเอียด 
6. การวางแผน  หมายถึง  การกาํหนดวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย    และกระบวนการทีÉจาํเป็นในการทีÉ

ทาํใหเ้กิดผลตาม นโยบายทีÉองคก์รไดก้าํหนดไว ้
7. การดาํเนินการ  หมายถึง  กระบวนทีÉนาํไปปฏิบติั 
8. ผลการดาํเนินงาน  หมายถึง  ผลทีÉวดัได ้ จากการดาํเนินการขององคก์ร 
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9. การปรับปรุงอย่างต่อเนืÉอง  หมายถึง กระบวนการทบทวน  แกไ้ข  ปรับปรุงระบบการจดัการ  เพืÉอใหไ้ดม้าซึÉง
เป้าหมายในการปรับปรุงผลการดาํเนินการ  และใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร 

10. การชีÊบ่งอันตราย  หมายถึง  กระบวนการในการคน้หาอนัตราย  ทีÉมีอยู ่ และการระบุลกัษณะของอนัตราย 
11. การประเมินความเสีÉยง  หมายถึง  กระบวนการประมาณระดบัความเสีÉยง  และการตดัสินใจวา่ความเสีÉยงนัÊน

อยูใ่นความเสีÉยงในระดบัทีÉยอมรับไดห้รือไม่ 
12. เหตุการณ์เกอืบเกดิอุบัติเหตุ (Near  miss)  หมายถึง  เหตุการณ์ทีÉไม่พึงประสงค ์ แต่เมืÉอเกิดขึÊนแลว้มีแนวโนม้

ทีÉจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหต ุ
13. อันตราย  หมายถึง  สิÉง หรือสถานการณ์ทีÉอาจก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บ   หรือความเจ็บป่วยจากการทาํงาน  ความ

เสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์น   หรือสิÉงต่าง ๆ เหล่านีÊรวมกนั 
14. อุบัติการณ์  หมายถึง เหตุการณ์ทีÉไม่พึงประสงค ์ ทีÉเกิดขึÊนแลว้มีผลใหเ้กิดอุบติัเหตุ  หรือเหตุการณ์เกือบเกิด

อุบติัเหต ุ
15. อุบัติเหตุ   หมายถึง  เหตุการณ์ทีÉไม่พึงประสงค ์ ทีÉอาจเกิดจากสิÉงทีÉไม่คาดคิดไวล่้วงหนา้  หรือไม่ทราบ

ล่วงหนา้  หรือ ขาดการควบคุม  แต่เมืÉอเกิดขึÊนแลว้มีผลใหเ้กิดการบาดเจ็บ  หรือ ความเจ็บป่วยจากการทาํงาน  
หรือการเสียชีวติ  หรือความสูญเสียต่อทรัพยสิ์น  หรือความเสียหายต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  หรือ
สาธารณชน 

16. ความเจบ็ป่วยจากการทาํงาน  หมายถึง  ความเจ็บป่วยทีÉไดพิ้จารณาวา่มีสาเหตุจากกิจกรรมการทาํงาน  หรือ
สิÉงแวดลอ้มของทีÉทาํงาน 

17. การสอบเทยีบ  หมายถึง  ชุดของการดาํเนินการทางมาตรวทิยา  เพืÉอหาความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าชีÊบอกโดย
เครืÉองวดั  หรือระบบการวดั  หรือค่าทีÉแสดงโดยเครืÉองวดัทีÉเป็นวสัดุกบัค่าสมนยัทีÉรู้ของปริมาณทีÉวดั  ภายใต้
ภาวะทีÉบ่งไว ้

18. ลูกจ้าง  หมายถึง  ผูซึ้Éงปฏิบติังานใหน้ายจา้งโดยไดรั้บค่าจา้งไม่วา่จะเรียกชืÉออยา่งไร  เช่น  พนกังาน  คนงาน  
คนงานของผูรั้บเหมา  เป็นตน้ 

19. เอกสาร  หมายถึง  ขอ้มูล  หรือสืÉอสนบัสนุนต่าง ๆ  ซึÉงสามารถอยูใ่นรูปของกระดาษ  แม่เหลก็  ไฟล์
อิเลคทรอนิคส์ หรืออ่านดว้ยดิสตใ์นคอมพิวเตอร์  ภาพถ่าย  หรือตวัอยา่งตน้แบบ  หรือทัÊงหมดทีÉกล่าวรวมกนั 

20. บันทกึ  หมายถึง  เอกสารทีÉแสดงถึงการบรรลุผล  หรือเป็นหลกัฐานของกิจกรรมทีÉสอดคลอ้งในการ
ปฏิบติังาน 

21. การตรวจประเมิน  หมายถึง  การตรวจสอบโดยบุคคลภายใน  หรือภายนอก  อยา่งเป็นระบบ และเป็นอิสระ 
เพืÉอตดัสินวา่กิจกรรมต่าง ๆ  และผลทีÉเกิดขึÊน เป็นไปตามระบบทีÉองคก์รกาํหนดไว ้ และมีการนาํไปใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบาย  และวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 
3. ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
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3.1 ข้อกาํหนดทัÉวไป 
           บริษทั สยาม แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั ไดจ้ดัตัÊง  ดาํเนินการ และมีการปรับปรุงอยา่งต่อเนืÉอง ซึÉ งระบบ
การบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั  และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพืÉอใหม้ัÉนใจวา่สิÉงทีÉ
ไดด้าํเนินการขององคก์รมีความเหมาะสมกบัปัจจุบนั 
การทบทวนสถานะเบืÊองต้น 

 องคก์รไดท้าํการทบทวนการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานทีÉมีอยู ่ 

 (1) ขอ้กาํหนดตามกฎหมายทีÉเกีÉยวขอ้งกบัความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน   

(2)ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรทีÉมีอยูซึ่É งจะนาํไปใชใ้นการจดัการดา้นความ
ปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

                นอกจากนีÊ  องคก์รอาจทบทวนการดาํเนินงานทีÉมีอยู ่  
                     (1)   แนวทางการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานทีÉมีอยูใ่นองคก์ร  
                    (2)  ขอ้ปฏิบติัและการดาํเนินงานทีÉดีกวา่  ซึÉ งองคก์รหรือหน่วยงานอืÉน ไดจ้ดัทาํเอาไว้ 

 
    ขอ้มูลจากการทบทวนสถานะเริÉมตน้จะถูกนาํไปใชพ้ิจารณากาํหนดนโยบายและกระบวนการ

จดัทาํระบบการจดัการบริหารดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  
นอกจากนัÊน  ผลจากการทบทวนการจดัการจะนาํไปใชใ้นการทบทวนนโยบายและพิจารณาปรับปรุงระบบ
การจดัการอยา่งต่อเนืÉอง  องคก์ร  ไดจ้ดัทาํ  และเก็บบนัทึก  ตามทีÉระบุไวใ้นขอ้กาํหนดทีÉเกีÉยวขอ้ง 

 
 
 
 

4. นโยบาย 
        นโยบายกาํหนดโดยผูบ้ริหารระดบัสูงทีÉกาํกบัดูแลระบบเพืÉอแสดงความมุ่งมัÉนในการดาํเนินการ
บริหารดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและเป็นกรอบในการจดัตัÊง
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วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทัÊงนีÊ เพืÉอใหอ้งคก์รมุ่งเนน้การดา้นความปลอดภยัในการทาํงานความสอดคลอ้ง
กบักฎหมายและขอ้กาํหนดทีÉเกีÉยวขอ้งและการปรับปรุงอยา่งต่อเนืÉอง 

         นโยบาย กาํหนดขึÊนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมสาํหรับธุรกิจ ขนาด และลกัษณะปัญหา ความเสีÉยง
อนัตรายขององคก์ร ซึÉ งเปิดโอกาสใหลู้กจา้งมีส่วนร่วมในการใหข้อ้คิดเห็น ผา่นผูแ้ทนลูกจา้ง  ทัÊงนีÊนโยบาย
ฉบบัปัจจุบนัจะสืÉอสารใหก้บัพนกังานทุกคนทุกระดบัภายในองคก์รทราบ รวมถึงผูป้ฏิบติังานใหก้บัองคก์ร  
เช่น ผูรั้บเหมา,ผูรั้บช่วงต่อ  ตามความเหมาะสม 
        นโยบายความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของบริษทัสยามแทงค ์เทอร์มินลั 
จาํกดั มีดงันีÊ   
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5.ข้อบังคับในการทาํงาน 
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6.กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงานในบริษัทฯ  
   6.1 กฎระเบียบความปลอดภัยในการทาํงาน 
       1. หา้มปฏิบติังานบนถงัเก็บนํÊามนัเมืÉอเกิดฝนฟ้าคะนอง 
       2.  เมืÉอปฏิบติังานบนถงัเก็บนํÊามนั  พนกังานตอ้งขึÊนปฏิบติังาน ตัÉงแต่ 2 คนขึÊนไป หา้มปฏิบติังานคน         
เดียว 
        3. รถทุกชนิดทีÉเขา้พืÊนทีÉลานถงัตอ้งติดตะแกรงทีÉท่อไอเสีย 
        4. หา้มนาํรถยนตห์รือรถจกัรยานยนตล์งไปในพืÊนทีÉลานถงัของกลุ่มถงัแต่ละกลุ่ม 
        5. หา้มพกพา โทรศพัทมื์อถือ อุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ทุกชนิด เขา้พืÊนทีÉลานถงั ยกเวน้แต่อุปกรณ์ทีÉเป็น
แบบชนิด Exprotion  Poof  เท่านัÊน 
         6. หา้มดืÉมสุราหรือสิÉงเสพติดทุกชนิดในพืÊนทีÉบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั อยา่งเด็ดขาด ถา้ตรวจ
พบเจอหรือไดรั้บแจง้จะมีการพิจารณาความผดิขัÊนสูงสุดของบทลงโทษคือใหอ้อกจากการเป็นพนกังาน
บริษทัสยามแทงคืเทอร์มินลั จาํกดั  
          7. หา้มสูบบุหรีÉนอกพืÊนทีÉทีÉอนุญาตจดัใหเ้ป็นสถานทีÉสูบบุหรีÉ  ถา้ตรวจพบเจอหรือไดรั้บแจง้จะ
พิจารณาลงโทษสัÉงพกังาน  
          8.  หา้มนาํสิÉงของ อุปกรณ์ต่างๆภายในบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั ออกนอกบริษทัฯยกเวน้มี
การขออนุญาตจากผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการคลงัและทา่เรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
          9. ใหพ้นกังานทีÉพบเจอหรือประสบอุบติัเหตุตอ้งเขียนเรืÉองแจง้มายงัหน่วยงานความปลอดภยัทุกครัÊ ง  
          
    6.2 กฎระเบียบปฏิบัติในการทาํงาน 
          1.พนกังานทีÉปฏิบติังานตอ้งสวมใส่ รองเทา้นิรภยั หมวกนิรภยั แวน่ตา นิรภยั ตลอดเวลาในการ
ปฏิบติังาน 
          2.พนกังานทีÉปฏิบติังานบนถงันํÊามนัตอ้งสวมใส่หนา้กากป้องกนัแก๊สในการปฏิบติังานทุกครัÊ ง 
          3. พนกังานทีÉปฏิบติังานบนทีÉสูงทีÉเกินจากพืÊน 4 เมตร ขึÊนไปตอ้งสวมใส่ Safety Belt ในการ
ปฏิบติังาน  และถา้สูงเกิน 10 เมตร ขึÊนไป ตอ้งสวมใส่ Full Body Harness ในการปฏิบติังาน 
         4. พนกังานทีÉเชืÉอมเจียร ตอ้งสวมใส่หนา้กากกนัแก๊ส ชุดเอีËยมหนงั ถุงมือหนงั แวน่ตาหรือหนา้กาก
เชืÉอมในการเชืÉอมเจียรทุกครัÊ ง 
         5. พนกังานทีÉไม่มีความรู้ในการปฏิบติังานหา้มปฏิบติังานนัÊนเด็ดขาด แมห้วัหนา้งานสัÉง นอกจาก
ไดรั้บความรู้ในงานทีÉจะปฏิบติัอยา่งเขา้ใจ 
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         6. หา้มใชอุ้ปกรณ์ทีÉมีความเร็วรอบ ทีÉไม่มีการ์ดป้องกนัส่วนทีÉหมุนเด็ดขาด  
         7. หา้มไม่ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ สิÉงของ ทีÉชาํรุด นาํมาใชง้านเด็ดขาด  
         8. หา้มหยอกลอ้เล่นกนัในขณะปฏิบติังาน 
 
     6.3 กฎระเบียบการเข้าเยีÉยมชม 
         1. ผูเ้ขา้เยีÉยมชมตอ้งแจง้รายชืÉอ ตาํแหน่ง บริษทัฯ จาํนวนคน เวลาและวตัถุประสงคใ์นการเขา้เยีÉยมชม
ใหท้างผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการรับทราบเป็นลายลกัษอ์กัษรก่อนเขา้เยีÉยมชมไม่นอ้ยกวา่ 2 วนั 
         2. ผูเ้ขา้เยีÉยมชมตอ้งสวมใส่เสืÊอ กางเกง รองเทา้ทีÉเรียบร้อย หา้มสวมใส่รองเทา้แตะ กางเกงขาสัÊน เสืÊอ
กลา้ม เด็ดขาด ถา้สวมใส่ไม่เรียบร้อยทางบริษทัฯจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้เยีÉยมชม  
         3. หา้มใชก้ลอ้งบนัทึกภาพในการบนัทึกภาพในพืÊนทีÉบริษทัฯ ยกเวน้ถา้มีเหตุผลทีÉจาํเป็นตอ้งมีการขอ
อนุญาตเป็นลายลกัษอ์กัษรกบัผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการคลงัและท่าเรือ 
         4. ทางบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั ไดมี้การกาํหนดพืÊนทีÉออกเป็น 2 โซน คือพืÊนทีÉหวงหา้มและ
พืÊนทีÉควบคุม พืÊนทีÉหวงหา้มไดแ้ก่ พืÊนทีÉลานถงัและท่าเรือ พืÊนทีÉควบคุมไดแ้ก่ อาคารสาํนกังาน ถนน ต่างๆ
ในพืÊนทีÉนอกเขตหวงหา้ม 
         5. หา้มพกพาบุหรีÉไฟแช๊กและอุปกรณือิเลคโทรนิกส์ทุกชนิดเขา้เขตพืÊนทีÉหวงหา้มเด็ดขาด  
         6. ก่อนเขา้เยีÉยมชมตอ้งเขา้รับฟังการชีÊแจงกฏระเบียบปฏิบติัเมืÉอเขา้เยีÉยมชมจากเจา้หนา้ทีÉดูแลดา้น
ความปลอดภยัก่อนทุกครัÊ งในการเขา้เยีÉยมชม 
         7. ในการเยีÉยมชมใหเ้ดินตามผูน้าํเยีÉยมชมหา้มเดินออกจากกลุ่มในระหวา่งเยีÉยมชมเด็ดขาด เวน้มีเหตุ
จาํเป็นตอ้งแจง้ผูน้าํเยีÉยมชมใหรั้บทราบ 
         8. ในการเยีÉยมชมตอ้งปฏิบติัตามป้ายหา้ม ป้ายเตือนต่างๆในพืÊนทีÉ  
         9. สวมหมวกนิรภยัทีÉทางบริษทัฯจดัหาใหต้ลอดเวลาในการเยีÉยมชม  
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6.4  กฎระเบียบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา 
 
1.  ผูรั้บเหมาตอ้งแจง้และติดต่อเจา้หนา้ทีÉควบคุมงานหรือวศิวกรเจา้ของโครงการนัÊนๆเพืÉอสอบถามขอ้

ปฏิบติัปัญหา  และขอ้สงสัยต่างๆ ทนัที 
2. ผูรั้บเหมาตอ้งส่งบญัชีรายชืÉอคนงาน  ระบุอายุ สัญชาติ พร้อมรูปถ่าย  1 รูป สาํเนาบตัรประชาชน  

พร้อมเอกสารแสดงผลการตรวจสอบสารเสพติดในร่างกาย  (Methamphetamine in Urine) จาก
สถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนอยา่งละ  1 ฉบบั ใหก้บัวศิวกรโครงการ  ก่อนวนัทีÉจะ
เขา้ทาํงาน 3 วนัทาํการ 

3. ผูรั้บเหมาตอ้งผา่นการทดสอบเบืÊองตน้จากวศิวกรโครงการและเขา้รับการอบรมทีÉส่วนความ
ปลอดภยัจดัเพืÉอชีÊแจงเรืÉองความปลอดภยั  และวธีิการผา่นเขา้ -ออกพืÊนทีÉโรงกลัÉน  หรือท่าเทียบเรือ
หรือคลงันํÊามนั  หรือสถานทีÉอืÉนทีÉจาํเป็นตอ้งใชม้าตรการเกีÉยวกบัความปลอดภยั  เมืÉอผา่นการอบรม
และบนัทึกลายนิÊวมือในฐานขอ้มูลของบริษทัฯแลว้ จะไดรั้บบตัรประจาํตวัผูรั้บเหมาเพืÉอใชแ้สดงตน
ก่อนเขา้ทาํงาน 

4. ผูรั้บเหมาทีÉไม่มีบตัรประจาํตวัผูรั้บเหมาตอ้งนาํบตัรประชาชนหรือบตัรอืÉนทีÉทางราชการออกให้ (มี
เลขประจาํตวัประชาชน  13 หลกั) มายืÉนต่อเจา้หนา้ทีÉรักษาความปลอดภยั  เพืÉอแลกเปลีÉยนกบับตัร
อนุญาตผา่นชัÉวคราวทุกครัÊ งก่อนเขา้มาทาํงาน  และตอ้งคืนบตัรนีÊกบัเจา้หนา้ทีÉรักษาความปลอดภยั
ทุกครัÊ งทีÉผา่นออก 

5. การผา่นประตูเขา้พืÊนทีÉ  ทีÉจาํเป็นตอ้งใชม้าตรการเกีÉยวกบัความปลอดภยั  เจา้หนา้ทีÉรักษาความ
ปลอดภยัจะตรวจบตัรทีÉออกให้ เทียบกบับญัชีรายชืÉอทีÉไดรั้บอนุญาตแลว้ 

6. ผูรั้บเหมาตอ้งแสดงบตัรทีÉออกให้  โดยกลดัติดหนา้อกเสืÊอใหเ้ห็นไดช้ดัเจนขณะอยูใ่นพืÊนทีÉ 
7. ผูรั้บเหมาตอ้งอยูภ่ายในเขตทีÉจะตอ้งปฏิบติังานเท่านัÊน   หา้มไปพลุกพล่านในเขตหวงหา้มอืÉน  ๆ และ

ตอ้งปฏิบติัตามรายละเอียดในใบอนุญาตใหท้าํงาน (WORK PERMIT)อยา่งเคร่งครัด  พนกังานของ
บริษทั  สยามแทงคเ์ทอร์มินลัจาํกดั  มีสิทธิหา้มหรือตกัเตือนการปฏิบติังานทีÉไม่ปลอดภยัของ
ผูรั้บเหมาโดยการเจาะรูทีÉบตัรประจาํตวัผูรั้บเหมา  เมืÉอถูกเตือน  3 ครัÊ ง ผูรั้บเหมาจะถูกพกังานไม่นอ้ย
กวา่ 3 วนั 

8. เจา้หนา้ทีÉของบริษทั  สยามแทงคเ์ทอร์มินลัจาํกดั  หรือเจา้หนา้ทีÉรักษาความปลอดภยัทีÉไดรั้บ
มอบหมาย  มีสิทธิÍ ตรวจสอบผูติ้ดต่อทัÊงเวลาเขา้ -ออก    ถา้หากสงสัยวา่อาจจะเป็นอนัตรายต่อพืÊนทีÉ   
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เช่น  มีของตอ้งหา้ม    หรือพกพาอาวธุผดิกฏหมาย ถา้พบสิÉงเหล่านีÊ เจา้หนา้ทีÉรักษาความปลอดภยัจะ
รายงานด่วนตามสายงานหรือส่งตวัใหเ้จา้หนา้ทีÉตาํรวจดาํเนินการตามกฏหมาย 

9. ผูรั้บเหมาตอ้งแต่งกายใหเ้รียบร้อย  หา้มนุ่งกางเกงขาสัÊน   ใส่เสืÊอกลา้ม  สวมรองเทา้แตะโดยเด็ดขาด
และตอ้งสวมอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลตามทีÉกาํหนดในใบอนุญาตทาํงานสาํหรับ
หมวกนิรภยัตอ้งมีสายรัดคางและไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน มอก . 369 หรือเทียบเท่า หรือสูง
กวา่ 

10.   ตอ้งมอบบุหรีÉ  ไมขี้ดไฟ  ไฟแช็ค  วทิยติุดตามตวั  หรือ กลอ้งถ่ายรูป  ไวก้บัเจา้หนา้ทีÉรักษาความ
ปลอดภยัทุกครัÊ งก่อนผา่นเขา้ไปทาํงาน  หา้มนาํเขา้พืÊนทีÉชัÊนในของท่าเทียบเรือหรือคลงันํÊามนั  โดย
เด็ดขาด 

11.   การใชย้านพาหนะ  จะตอ้งหยดุใหเ้จา้หนา้ทีÉรักษาความปลอดภยัตรวจทุกครัÊ งก่อนเขา้-ออกและ
จะตอ้งปฏิบติัตามกฏจราจรของ บริษทั สยามแทงคเ์ทอร์มินลัจาํกดั ประกาศไวโ้ดยเคร่งครัด   หา้ม
ใชค้วามเร็วเกินกวา่ 30    กม./ชม. หา้มจอดยานพาหนะในรัศมี 4 เมตรจากอุปกรณ์ดบัเพลิง  
ยานพาหนะจะเขา้พืÊนทีÉ   ชัÊนในจะตอ้งแจง้วศิวกรควบคุมงาน และขอใบอนุญาตเขา้เขตพืÊนทีÉชัÊนใน
ก่อนทุกครัÊ ง พร้อมใบอนุญาตใหท้าํงาน (WORK PERMIT) 

12.   เวลาปฏิบติังานปกติของ บริษทั  สยามแทงคเ์ทอร์มินลั  จาํกดั เริÉม 08 : 30 น. เลิก 16 : 30 น.  เวน้วนั
อาทิตย ์และวนัหยดุงานของบริษทั  สยามแทงคเ์ทอร์มินลั  ถา้ผูรั้บเหมาจาํเป็นตอ้งทาํงานล่วงเวลา
หรือทาํงานในวนัหยดุ  ตอ้งขออนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรผา่นทางวศิวกรเจา้ของโครงการผูจ้ดัการ
ส่วนเจา้ของพืÊนทีÉ และผูจ้ดัการส่วนความปลอดภยัในวนัทาํงานปกติเพืÉอรับการอนุมติัเสียก่อน 

13.     ผูรั้บเหมาตอ้งเตรียมแผนงานรวมทัÊงมาตรการความปลอดภยัมาเสนอวศิวกรเจา้ของโครงการ 
14.    ก่อนลงมือทาํงานทุกครัÊ ง ตอ้งมีแบบแผนงานประจาํวนั (Daily Work Plan) แนบกบัใบอนุญาตทาํงาน      

(Work Permit) และตอ้งแขวนใบอนุญาตทาํงานนีÊใหเ้ห็นชดัเจนในบริเวณทาํงาน  สาํหรับงานทีÉมี
ประกายไฟ หรือความ    ร้อน (Hot Work Permit) ผูรั้บเหมาตอ้งจดัเตรียมถงัดบัเพลิงขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 15 ปอนด ์ทีÉหนา้งานตลอดเวลา 

15.    เจา้หนา้ทีÉของบริษทั สยามแทงคเ์ทอร์มินลั  มีสิทธิÍ สัÉงหยดุการกระทาํไดทุ้กเวลา  หากเห็นวา่การกระทาํ 
สิÉงแวดลอ้มหรือสภาพการทาํงานนัÊนไม่ปลอดภยั   กรณีผูรั้บเหมาก่อนจะเริÉมทาํงานนัÊนใหม่จะตอ้ง
แจง้ผู ้   ออก ใบอนุญาตใหท้าํงานนัÊนทราบก่อนทุกครัÊ ง 

16.    หา้มสูบบุหรีÉในบริเวณคลงันํÊามนัหรือท่าเทียบเรือหรือคลงันํÊามนัโดยเด็ดขาด  ใหสู้บบุหรีÉไดใ้นพืÊนทีÉ    
อนุญาต  เท่านัÊน   



                                  บรษิทั  สยาม แทงค ์เทอรมิ์นลั จํากดั 
                              SIAM TANK TERMINAL  CO., LTD. 

 

คู่มือความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิÉงแวดลอ้ม                                                                                                   หนา้ 31 
( Safety Manual ) 
ครัÊ งทีÉ 4   10/04/2020 
 

17.    กรณีปฏิบติังานในพืÊนทีÉคลงันํÊามนั  ในการปฏิบติังานทุกครัÊ ง  ผูรั้บเหมาจะตอ้งรวบรวมคนงานเพืÉอเขา้
ไป  ทาํงาน  พร้อมกนัทางประตูทีÉส่วนความปลอดภยัแจง้กาํหนด หากจาํเป็นตอ้งเขา้ทางอืÉนจะตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากส่วนความปลอดภยั 

18.    ผูรั้บเหมาจะตอ้งปฏิบติัตามกฏหมายแรงงาน     กฏหมายความปลอดภยัและกฏหมายอืÉนๆ ของทาง 
ราชการ  และคู่มือความปลอดภยั ตลอดจนระเบียบต่างๆของบริษทั สยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั 

19      ผูรั้บเหมาตอ้งแต่งตัÊงเจา้หนา้ทีÉความปลอดภยัในการทาํงาน  (จป.)  ทีÉผา่นการอบรมจากหน่วยงานทีÉ   
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานรับรอง  เพืÉอทาํหนา้ทีÉดูแลความปลอดภยัในการทาํงานของ
คนงานโดยตรง และจป. ตอ้งส่งรายงานการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัแก่วศิวกรเจา้ของโครงการ
และวศิวกรความปลอดภยัของท่า เทียบเรือทุกสัปดาห์ โดยใชเ้กณฑก์ารแต่งตัÊงดงันีÊ  

      มีลูกจา้งมาปฏิบติังานในคลงันํÊามนั ตัÊงแต่ 10- 49 คน แต่งตัÊง จป. ระดบัพืÊนฐาน 
            มีลูกจา้งมาปฏิบติังานในคลงันํÊามนั ตัÊงแต่ 50 คน  แต่งตัÊงพนกังานประจาํ เป็น จป. ระดบัวชิาชีพ  
20.     บริษทั  สยามแทงคเ์ทอร์มินลั  จาํกดั ขอสงวนสิทธิในการสุ่มตรวจสอบสารเสพติดในผูรั้บเหมาทัÊงนีÊ    

ผูรั้บเหมาทีÉตรวจพบวา่มีการใชส้ารเสพติดจะถูกหา้มเขา้คลงันํÊามนั  และบริษทัผูรั้บเหมาตน้สังกดั
จะตอ้งชาํระค่าปรับแก่ บริษทั สยามแทงคเ์ทอร์มินลัจาํกดั จาํนวน 3,000 บาท/รายทีÉตรวจพบ 

21.     ผูรั้บเหมาตอ้งเก็บกวาดและทาํความสะอาดพืÊนทีÉทาํงานใหเ้รียบร้อยทุกวนั  โดย บริษทัสยามแทงค์
เทอร์มินลั  จาํกดั  ขอสงวนสิทธิในการปรับ  บริษทัผูรั้บเหมาทีÉไดรั้บใบเตือนเรืÉอง  House Keeping 
จาํนวน 3,000 บาท/ใบ/วนั 
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แผนผงัแสดงพืÊนทีÉในบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั  
                    -  พืÊนทีÉทัÊงหมดในบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั  
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- พืÊนทีÉควบคุมและพืÊนทีÉหวงหา้มในบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลัจาํกดั 
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7. กฎความปลอดภัย 
      7.1 กฎความปลอดภัยทัÉวไป (General Rule)  
            ความปลอดภยัทัÉวไปภายในบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั ไดแ้บ่งพืÊนทีÉออกเป็น 2 ส่วน คือ พืÊนทีÉ
ท่าเรือและลานถงั ซึÉ งแต่ละพืÊนทีÉจะมีกฎระเบียบวธีิปฏิบติัทีÉแตกต่างกนั  เนืÉองจากพืÊนทีÉมีลกัษณะความเสีÉยงทีÉ
ไม่เหมือนกนั แต่กฎความปลอดภยัทีÉบงัคบัใชพ้ืÊนฐานใน บ.สยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั มีดงันีÊ  

1. หา้มสวมกางเกงขาสัÊน  
2. หา้มสวมรองเทา้แตะ 
3. หา้มสวมเสืÊอกลา้ม 
4. หา้มพกพาบุหรีÉไฟแช๊ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ทุกชนิดเขา้พืÊนทีÉลานถงัและท่าเรือ 
5. หา้มถ่ายรูปบนัทึกภาพ 
6. หา้มจอดรถในจุดทีÉหา้มจอด กีดขวางหวัจ่ายนํÊาดบัเพลิง 
7. รถยนต ์มอเตอร์ไซค ์ทุกคนัตอ้งผา่นการตรวจสอบความปลอดภยัจากเจา้หนา้ทีÉคลงัก่อน จึงอนุญาต

ใหเ้ขา้ได ้
8. ตอ้งแลกบตัรประชาชนหรือบตัรทีÉออกใหโ้ดยหน่วยงานราชการ ทีÉป้อมประตู 2 ทางเขา้ บริษทัสยาม

แทงคเ์ทอร์มินลัจาํกดั  
9. ตอ้งเขียนใบขออนุญาตเขา้มาในพืÊนทีÉบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั และตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก

ผูเ้กีÉยวขอ้งทีÉจะเขา้มาพบก่อนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทาง รปภ.จึงจะแลกบตัรและปล่อยใหเ้ขา้มาใน
บริษทัฯ 

10. หา้มนาํสุรา หรือสิÉงมืนเมาเขา้มาในบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั  
11. หา้มนาํอาวธุเขา้มาในบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั  
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      7.2 กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน ( Specific rule ) 
                   อนัตรายและอุบติัเหตุในการทาํงานแต่ละชนิดในบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั มีความเสีÉยง
ต่อการเกิดอนัตรายหลายรูปแบบ ทีÉไม่เหมือนกนั ทัÊงทางดา้นอคัคีภยั ดา้นทรัพยสิ์น ดา้นการบาดเจบ็ของ
พนกังาน จึงไดมี้การออกกฏระเบียบต่างๆเพืÉอควบคุมการทาํงานในแต่ละประเภทเพืÉอความปลอดภยัในการ
ทาํงานของพนกังานโดยไดพ้ิจารณางานทัÊงหมดซึÉงแบ่งแยกไดท้ัÊงหมด 20  ลกัษณะงาน และ JSEA อีกจาํนวน 
3 งาน ดงันีÊ  

1. ระเบียบปฏิบติังานหวัหนา้งาน( P –SAF  001) 
2. ระเบียบการปฏิบติังาน 4 ส. ในพืÊนทีÉ ( P-SAF 002) 
3. ระเบียบงานใชค้วามร้อน Hot Work ( P-SAF 003 ) 
4. ระเบียบปฏิบติังานการใชถ้งัดบัเพลิง ( P-SAF 004 ) 
5. ระเบียบปฏิบติังานเชืÉอม ตดั ดว้ยแก๊ส ( P-SAF 005 ) 
6. ระเบียบปฏิบติังานการใชส้ลิงยกของดว้ยเครน ( P-SAF 006 ) 
7. ระเบียบปฏิบติังานงานเครนประเภทเคลืÉอนยา้ย ( P-SAF 007 ) 
8. ระเบียบปฏิบติังานเครืÉองจกัรก่อสร้างประเภทรถยนต ์( P-SAF 008 ) 
9. ระเบียบปฏิบติังานท่าสี ( P-SAF 009 ) 
10. ระเบียบปฏิบติังานการทาํงานในทีÉอบัอากาศ ( P-SAF 010 ) 
11. ระเบียบปฏิบติังานเกีÉยวกบังานเจียร์ (P-SAF 011 ) 
12. ระเบียบปฏิบติัเกีÉยวกบังานขจดัคอนกรีต (P-SAF 012 ) 
13. ระเบียบปฏิบติังานทัÉวไปในทีÉสูง ( P-SAF 013 ) 
14. ระเบียบปฏิบติังานใชบ้นัได ( P-SAF 014 ) 
15. ระเบียบปฏิบติังานบนนัÉงร้าน ( P-SAF 015 ) 
16. ระเบียบปฏิบติังานบนบนัไดแบบเลืÉอนได ้( P-SAF 016 ) 
17. ระเบียบปฏิบติังานบนนัÉงร้านแบบแขวน ( P-SAF 017 ) 
18. ระเบียบปฏิบติังานบนนัÉงร้านแบบลากจูง ( P-SAF 018 ) 
19. ระเบียบปฏิบติังานบนปัÉนจัÉน ( P-SAF 019 ) 
20. JSEA การทาํงานทีÉอบัอากาศ 
21. JSEA การทาํงานสูบถ่ายนํÊามนั 
22. JSEA การทาํงานเชืÉอม งานทีÉก่อใหเ้กิดประกายไฟ 
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8.ขัÊนตอนการปฏิบัติงาน 
  8.1 การรับนํÊามันจากเรือขึÊนเกบ็ถัง 
      มีรายละเอียดของงานดงันีÊ  
           1.   พิจารณาตรวจสอบเรือทีÉลูกคา้ NOMINATE มาให ้ 
           2.   พิจารณา LAYCAN ทีÉลูกคา้แต่ละรายส่งมา  เพืÉอจดัโปรแกรมการเขา้เทียบท่า 
           3.  ประสานงานกบัลูกคา้ , ศุลกากร , AGENT , SHIPPING , SURVEYOR  , MOORING 
MASTER, MOORING GANG เพืÉอใหท้ราบถึงแผนงานและวนัเวลาเขา้เทียบท่า 
           4.   ประสานงานกบัทุกแผนกใหท้ราบถึงแผนงานและวนัเวลาเขา้เทียบท่า เพืÉอจะไดเ้ตรียมการได้
ถูกตอ้ง 
           5.  ทีÉ SHORE ร่วมกบัลูกคา้ , ศุลกากร และ SURVEYOR ทาํการ FILL LINE ,ตรวจวดันํÊามนัและ 
SURVEYOR ตกัตวัอยา่งนํÊามนัในถงัเก็บไว ้เพืÉอนาํไป TEST LAB 
           6.  ทีÉ SHORE ทาํการตรวจเช็คระบบทีÉเกีÉยวขอ้งอีกครัÊ งก่อนทีÉจะรับนํÊามนั 
           7.  ทีÉ SHIP ร่วมกบัลูกคา้ , ศุลกากร และ SURVEYOR ทาํการตรวจวดันํÊามนัทีÉอยูใ่นเรือ พร้อมกบั
คิดคาํนวณตวัเลขปริมาณนํÊามนัทีÉเรือบรรทุกมาเปรียบเทียบกบัตวัเลขตน้ทางวา่เป็นอยา่งไร 

8. ทีÉ SHIP ให ้SURVEYOR ตกัตวัอยา่งนํÊามนัในแต่ละCOMPARTMENT  เพืÉอนาํไป TEST LAB 
หรือเก็บไว ้

9. ต่อ LOADING ARMS เขา้กบัท่อ SHIP’S MANIFOLD พร้อมตรวจสอบดูความเรียบร้อยก่อน
ใหเ้รือ DISCHARGE หรือปัËมนํÊามนัขึÊนเก็บทีÉถงับก 

10. ประสานงานกบัทางเรือถึงแผนการสูบถ่าย 
11. ตรวจตราดูระบบทัÊงท่อและถงัรับอยูต่ลอดเวลาทีÉมีการสูบถ่ายนํÊามนั จนกระทัÉงแลว้เสร็จ 
12. ร่วมกบัทุกฝ่ายตรวจวดันํÊามนัทีÉถงัรับและในเรือ   
13. คิดคาํนวณตวัเลขเปรียบเทียบดูวา่แตกต่างกนัเท่าไร หากเกิน 0.5 % ก็ตรวจเช็คใหม่อีกครัÊ ง  จน

แน่ใจวา่ทุกอยา่งปกติ  ก็ให ้SURVEYOR ออกเอกสารรับรองตวัเลขดงักล่าว 
14. ทาํเอกสารพร้อมทัÊงพิจารณาเอกสารทีÉเกีÉยวขอ้งก่อนเซ็นรับร่วมกนั 
15. ถอด LOADING ARMS ออกจากท่อ MANIFOLD  
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16. ประสานงานกบั AGENT , MOORING MASTER , MOORING GANG   เพืÉอนาํเรือออกจาก
ท่า 

17. หลงัจากทีÉเรือออกจากท่าและนํÊามนัในถงั SETTLEแลว้  ก็จะร่วมกบัลูกคา้, ศุลกากร, 
SURVEYOR  ทาํการ FILL LINE และตรวจวดันํÊามนัในถงั  ส่วนSURVEYOR  ตกัตวัอยา่งเก็บ
ไว ้

18. คิดคาํนวณตวัเลขทีÉถงัรับและออกเอกสาร 
19. นาํตวัเลขนํÊามนัทีÉไดไ้ปจดัทาํระบบบญัชีและ STOCK ประจาํวนั 

20. ควบคุมดูแลปริมาณนํÊามนัทีÉอยูใ่นถงัไม่ใหสู้ญหายและผดิ SPEC. 
21. รวบรวมเอกสารส่งใหฝ่้าย COMMERCIAL และศุลกากรพร้อมทัÊงเก็บเขา้ไฟล ์ 

8.2 การจ่ายนํÊามันลงเรือ  
    มีรายละเอียดของงานดงันีÊ  

1. พิจารณาตรวจสอบเรือทีÉลูกคา้ NOMINATE มาให ้
2. พิจารณา LAYCAN ทีÉลูกคา้แต่ละรายส่งมา  เพืÉอจดัโปรแกรมการเขา้เทียบท่า 
3. ประสานงานกบัลูกคา้ , ศุลกากร , AGENT , SHIPPING , SURVEYOR  , MOORING 

MASTER , MOORING GANG เพืÉอใหท้ราบถึงแผนงานและวนัเวลาเขา้เทียบท่า 
4. ประสานงานกบัทุกแผนกใหท้ราบถึงแผนงานและวนัเวลาเขา้เทียบท่า เพืÉอจะไดเ้ตรียมการได้

ถูกตอ้ง 
5. ทีÉ SHORE ร่วมกบัลูกคา้ , ศุลกากร และ SURVEYOR ทาํการ FILL LINE ,ตรวจวดันํÊามนัและ 

SURVEYOR ตกัตวัอยา่งนํÊามนัในถงัเก็บไว ้เพืÉอนาํไป TEST LAB 
6. ทีÉ SHORE ทาํการตรวจเช็คระบบทีÉเกีÉยวขอ้งอีกครัÊ งก่อนทีÉจะ Load นํÊามนัและตรวจสภาพเรือทีÉ

จะมารับนํÊามนั 
7. ทีÉ SHIP ร่วมกบัลูกคา้ , ศุลกากร และ SURVEYOR ทาํการตรวจวดันํÊามนัทีÉ Load  อยูใ่นเรือทุก 

COMPARTMENT พร้อมกบัคิดคาํนวณตวัเลขปริมาณนํÊามนัทีÉเรือรับไป  ทุก
COMPARTMENT  

8. ต่อ LOADING ARMS เขา้กบัท่อ SHIP’S MANIFOLD พร้อมตรวจสอบดูความเรียบร้อย ก่อน
LOAD นํÊามนัลงเรือ 

9. ประสานงานกบัทางเรือถึงแผนการ LOAD 
10. ตรวจตราดูระบบทัÊงท่อและถงัรับอยูต่ลอดเวลาทีÉมีการLOADนํÊามนั จนกระทัÉงแลว้เสร็จ 
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11. ร่วมกบัทุกฝ่ายตรวจวดันํÊามนัทีÉเรือพร้อมให ้ SURVEYOR ตกัตวัอยา่งนํÊามนัทุก  
COMPARTMENT เก็บไว ้

12. ร่วมกบัลูกคา้ , ศุลกากร , SURVEYOR  ทาํการ FILL LINE และตรวจวดันํÊามนัในถงั   
13. คิดคาํนวณตวัเลขทีÉถงัรับและออกเอกสาร       หากเกิน 0.5 % ก็ตรวจเช็คใหม่ อีกครัÊ ง  จนแน่ใจ

วา่ทุกอยา่งปกติ  ก็ให ้SURVEYOR ออกเอกสารรับรองตวัเลขดงักล่าว 
14. ทาํเอกสารพร้อมทัÊงพิจารณาเอกสารทีÉเกีÉยวขอ้งก่อนเซ็นรับร่วมกนั 
15. ถอด LOADING ARMS ออกจากท่อ MANIFOLD  
16. ประสานงานกบั AGENT , MOORING MASTER , MOORING GANG เพืÉอนาํเรือออกจากท่า 
17. นาํตวัเลขนํÊามนัทีÉไดไ้ปจดัทาํระบบบญัชีและ STOCK ประจาํวนั 
18. ควบคุมดูแลปริมาณนํÊามนัทีÉอยูใ่นถงัไม่ใหสู้ญหายและผดิ SPEC. 
19. รวบรวมเอกสารส่งใหฝ่้าย COMMERCIAL และศุลกากรพร้อมทัÊงเก็บเขา้ไฟล ์  

  8.3  งานควบคุมดูแล STOCK นํÊามัน   

         ในแผนก OPERATION  งานทีÉดูแลทัÊงหมดจะมีพนกังาน  2  ส่วน  คือ พนกังาน DAY TIME และ
พนกังานทีÉเขา้กะ   โดยพนกังานทีÉเขา้กะจะหมุนเวยีนผลดัเปลีÉยนกนัทาํงานตามช่วงเวลา 08.00 – 20.00 น.
และ   20.00 – 08.00 น.     ซึÉ งรายละเอียดของงานมีดงันีÊ  
                     1.ตรวจเช็คระบบ VENT VALVES ต่างๆทัÊงหมดทีÉเกีÉยวขอ้ง รวมทัÊงซีลหรือดวงตราประทบั
ทัÊงของลูกคา้หรือศุลกากรทุกวนั 
                     2.ขึÊนตรวจวดันํÊามนัในถงัทุกใบ  แลว้คิดคาํนวณตวัเลขในรายงาน STOCK ประจาํวนัทุกคืน
และส่งรายงานใหลู้กคา้ทราบ 
                     3.ตรวจเช็คสภาพถงัและอุปกรณ์ของถงั รวมทัÊงทีÉท่าเรือ  หากพบเสียหายหรือขดัขอ้งรายงาน
ใหซ่้อมบาํรุงทราบเพืÉอดาํเนินการแกไ้ข 
                     4.ร่วมกบัลูกคา้หรือ SURVEYOR ทาํการ DRAIN นํÊาทีÉอยูใ่นถงั 
                     5.ตรวจเช็คนํÊามนั , ตกัตวัอยา่งนํÊามนัเป็นประจาํทุกเดือนร่วมกบัลูกคา้  
                     6.ตรวจเช็คนํÊามนัประจาํงวดร่วมกบักรมธุรกิจพลงังาน 
                     7.ตรวจเช็คนํÊามนัประจาํงวดทุก 6  เดือนร่วมกบัศุลกากรและ SURVEYOR 
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  8.4  งานตรวจตราทีÉเป็นประจําโดยทัÉวไประหว่างการเข้ากะ      ซึÉ งจะปฏิบติัควบคู่กนัไปในระหวา่งทีÉเขา้กะ 
วา่แต่ละจุดเป็นอยา่งไรจากนัÊนนาํมาเขียนบนัทึกลงในสมุด LOG BOOK    รายละเอียดมีดงันีÊ  

1. บริเวณลานถงั 
- ตรวจการทาํงานของเครืÉองปัÉนไฟ รวมทัÊงนํÊามนัเชืÊอเพลิง  
- ตรวจสภาพ API  SEPARATOR , ประตูระบายนํÊาในลานถงั 
- ตรวจสภาพท่อและสภาพ วาลว์ รวมทัÊงซีลทีÉกรมศุลกากรกาํหนดไว  ้
- ตรวจบ่อนํÊาจืด , บ่อนํÊาดบัเพลิง , ระบบดบัเพลิง 
- ตรวจระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง , CCTV , ATG 
- ตรวจ  END LINE , FILL LINE 
- ตรวจอุปกรณ์วทิยสืุÉอสาร VHF , UHF 
- จุดอืÉนๆทีÉเห็นควรตอ้งตรวจตรา หากสงสัยวา่ผดิปกติ  

2. บริเวณท่าเรือ 
- ESD & BY PASS VALVES ( IMPORT , EXPORT ) 
- TERMINAL LOW POINT 
- END LINE , VENT & FILL LINE 
- STRIPPING PUMP , SLOP PUMP BERTH 1,2 & 3,4 
- ไฟฟ้าแสงสวา่ง , CCTV 
- GANGWAY & LOADING ARMS 
- สังเกตดูในนํÊาทะเลวา่มีสิÉงผดิปกติลอยมาหรือไม่ เช่น  คราบนํÊามนั  เป็นตน้ 

                                                จุดอืÉนๆทีÉเห็นควรตอ้งตรวจตรา หากสงสัยวา่ผดิปกติ  
      
   ขัÊนตอน กระบวนการทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการรับ – จ่าย นํÊามนั การจดัเก็บ การปฏิบติังานของพนกังาน  
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9. แผนฉุกเฉิน     
         บริษทั สยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั ไดด้าํเนินธุรกิจเกีÉยวกบัคลงัรับฝากสินคา้ประเภทนํÊามนั  จึงให้
ความสาํคญัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเป็นอยา่งมาก  เนืÉองจากอคัคีภยัเป็นภยัทีÉร้ายแรง
สามารถทีÉจะเกิดขึÊนไดต้ลอดเวลา โดยบางครัÊ งเราอาจไม่ทนัรู้ตวัซึÉ งเกิดจากความประมาท ความบกพร่อง
ของอุปกรณ์เครืÉองใชไ้ฟฟ้า หากไม่ไดรั้บการดูแลตรวจสอบเอาใจใส่ทีÉดี  เพราะนํÊามนัเป็นเชืÊอเพลิงทีÉดีทีÉ
สามารถเกิดอคัคีภยัไดง่้ายและเมืÉอเกิดอคัคีภยัยากทีÉจะควบคุมได ้ นอกจากตอ้งมีระบบการป้องกนัดูแล
ตรวจสอบทีÉดี   ซึÉ งพนกังานตอ้งมีความพร้อมในดา้นการระงบัและมีความรู้ในดา้นการป้องกนัอคัคีภยัทีÉดีมี
ประสิทธิภาพพร้อมอยูเ่สมอ  รวมถึงตระหนกัถึงปัญหาดา้นสิÉงแวดลอ้มเมืÉอเกิดเหตูฉุกเฉินนํÊามนัหกรัÉวไหล
ลงทะเล   
        ทางบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั ได ้จดัทาํแผนฉุกเฉินเพืÉอเป็นแนวทางการปฏิบติัเมืÉอเกิดเหตุ
ฉุกเฉินอยู ่2 ดา้น คือ  
     9.1  แผนฉุกเฉินดา้นอคัคีภยั  โดยไดมี้การจดัทาํแผนฉุกเฉินดา้นอคัคีภยั จาํนวน 3 แผน ดงันีÊ  
            1. แผนฉุกเฉินไฟไมถ้งั 
        2. แผนฉุกเฉินไฟไหมท้่าเรือ 
            3. แผนฉุกเฉินไฟไหมเ้รือ 
            โดยแต่ละแผนฉุกเฉินจะมีการฝึกซอ้มตามแผนฉุกเฉินปีละ 1 ครัÊ ง  
     9.2 แผนฉุกเฉินนํÊามนัหกรัÉวไหลลงทะเล โดยจะมีการฝึกซอ้มแผนฉุกเฉิน จาํนวน 1 ครัÊ งในแต่ละปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  บรษิทั  สยาม แทงค ์เทอรมิ์นลั จํากดั 
                              SIAM TANK TERMINAL  CO., LTD. 

 

คู่มือความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิÉงแวดลอ้ม                                                                                                   หนา้ 49 
( Safety Manual ) 
ครัÊ งทีÉ 4   10/04/2020 

                                      แผนผงัขัÊนตอนการทาํงาน ( Flow Chart) 
            
 
 

ผูอ้าํนวยการดบัเพลิง 
นายราเชนย ์ ดวงทิพย ์

 
 

ผูค้วบคุมการดบัเพลิง 
นาย เสกสรร ศรีส่วน 

 
 

หวัหนา้ระงบัอคัคีภยั 
หน.หน่วยปฏิบติัการดบัเพลิง 

นายดนุพล  เกิดทะโสม  
 
 
 
หน่วยซ่อมบาํรุง                           หน่วยควบคุม                หน่วยควบคุม               หน่วยรักษาความ            หน่วยผจญเพลิง 
หน่วยตดัแยก                      เครืÉองสูบนํÊา            รถดบัเพลิงและ          ปลอดภยั               พนกังานดบัเพลิง 
 ระบบไฟฟ้า                                                           ห้องควบคุมท่าเรือ        หน.หน่วยงาน 
- นายวีระยทุธ                  -นายสะอาด               -นายเธาดา            - นายสรรเสริญ                - นายวฒันา 
- นายวศิน                                  - นายสายชล                      - นายฉัตรชัย                - นางนันทพร                  - นายสงกรานต์ 

                                                                                                -  นายชนิน                   - น.ส นารี                        - นายชรินทร์                                                           
- นายอนุรักษ์               - หน.รปภ                         - นายอโนทัย 

                                                                                                 - นายอาทิตย์                - รปภ                               - นายอเนก 
                                                                                                 - นายอุเทนต์                                                         - นายสุวทิย์ 

                                                
 
                         
 
 
 
 
 

หวัหนา้ระงบัอคัคีภยั
หน.หน่วยปฏิบตััิัการดบัเพลิง

นายดนุพล เกิดทะโสม
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                               ลาํดับขัÊนตอนในการปฏิบัติการระงับเหตุเพลงิไหม้ 
                                                    พนักงานทีÉพบเห็นเพลงิไหม้ 

                                                     
 
                                                       
     
                                      ถ้าดับได้                 ถ้าดับไม่ได้ 
                                                                      
                 ให้ทาํการดับเพลงิ                                         แจ้งหัวหน้างาน 
 
     รายงานเหตุการณ์ให้หัวหน้างานทราบ                    หัวหน้าแจ้งแจ้งผู้อาํนวยการแผนฉุกเฉิน 
 
หัวหน้างานรายงานและจัดทาํรายงานเหตุการณ์      ผู้อาํนวยการแผนฉุกเฉินพจิารณาสัÉงการใช้แผน   
  ใหผู้จ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการคลงัและท่าเรือ                     ฉุกเฉินการระงบัอคัคีภยั 
               
   ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการคลงัและท่าเรือ                  ทุกหน่วยงานเขา้ปฏิบติัตามแผนฉุกเฉิน 
       สัÉงการกลบัเขา้สู่ภาวะปรกติ 
 
 
 
ถ้าดับเพลงิได้                                                                                 ถ้าดับไม่ได้ 
                                                                                           
ผู้ควบคุมดับเพลงิ                                                 ผู้ควบคุมแจ้งผู้อาํนวยการแผนฉุกเฉิน 
แจ้งผู้อาํนวยการแผนฉุกเฉิน 
                                                                                             ผู้อาํนวยการแผนฉุกเฉินพจิารณาเพิÉมระดับ 
ผู้อาํนวยการแผนฉุกเฉิน                                           ใช้แผนฉุกเฉินไฟไหม้ขัÊนรุนแรง   
ประกาศยกเลกิแผนฉุกเฉิน                            
 
 

ทําการดบัเพลงิด้วยถงัดบัเพลงิ 



                                  บรษิทั  สยาม แทงค ์เทอรมิ์นลั จํากดั 
                              SIAM TANK TERMINAL  CO., LTD. 

 

คู่มือความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิÉงแวดลอ้ม                                                                                                   หนา้ 51 
( Safety Manual ) 
ครัÊ งทีÉ 4   10/04/2020 
 

 
10 แผนการฝึกอบรม 
       ทางบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั ของการฝึกอบรมเพืÉอความรู้ ทกัษะ 
ประสิทธิภาพของพนกังาน ในการปฏิบติังาน ทัÊงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิÉงแวดลอ้ม ดา้น
อคัคีภยั ดา้นนํÊามนัหกรัÉวไหล  ดงันัÊนไดมี้การจดัทาํแผนฝึกอบรมเป็นประจาํทุกปี โดยไดว้างแผนการ
ฝึกซอ้มในแต่ละหวัขอ้ไวด้งันีÊ   

1. แผนการฝึกซอ้มอบรมดบัเพลิงขัÊนตน้และอพยพหนีไฟ เนืÉองจาก ทางบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั 
จาํกดั มีบุคลากร พนกังานไม่มาก มีเพียง 30 คน ดงันัÊนในการฝึกซอ้มแต่ละครัÊ ง จาํทาํการฝึกซอ้ม 
ทัÊงหมด 30 คน ซึÉ งถือวา่เป็น 100 เปอร์เซ็นต ์ตามทีÉกฎหมายกาํหนด แต่จะมีการฝึกทบทวนหลงัจาก
ฝึกซอ้มดบัเพลิงขัÊนตน้และอพยพหนีไฟ ระยะเวลา 3 ปี ต่อ 1 ครัÊ ง เพืÉอเป็นการทบทวนความรู้ เพิÉม
ประสิทธิภาพใหก้บัพนกังาน ดา้นอคัคีภยั 

2. แผนการฝึกซอ้มตามแผนฉุกเฉินไฟไหม ้ไดแ้บ่งการฝึกอบรมประจาํปี ไวด้งันีÊ  
2.1 แผนการฝึกซอ้มอบรมตามแผนฉุกเฉินไฟไหมถ้งัเก็บนํÊามนั จาํนวน ปีละ 1 ครัÊ ง 
2.2 แผนการฝึกซอ้มอบรมตามแผนฉุกเฉินไฟไหมท้่าเรือ จาํนวนปีละ 1 ครัÊ ง  
2.3 แผนการฝึกซอ้มอบรมตามแผนฉุกเฉินไฟไหมเ้รือ ปีละ 1 ครัÊ ง 

    3.    แผนการฝึกซอ้มอบรมนํÊามนัหกรัÉวไหลลงทะเล ฝึกซอ้มปี ละ 1 ครัÊ ง 
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11. การตรวจสอบ 
    11.1 การควบคุมการบันทกึด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
            บริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั มีการจดัทาํดาํเนินการและคงไวซึ้É งมาตรฐานการปฏิบติังานใน
การควบคุมเอกสาร  ทัÊงทีÉจดัทาํภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร  ทีÉมีความจาํเป็นในการดาํเนินการของ
ระบบการจดัการ  เพืÉอใหม้ัÉนใจวา่ เอกสารทีÉเป็นฉบบัล่าสุดมีไวใ้นทุก ๆ พืÊนทีÉซึÉ งมีการทาํงานมีผลกระทบ
ต่อความมีประสิทธิผลของระบบการจดัการ  มีการควบคุมการจดัทาํ  เปลีÉยนแปลง  แกไ้ข  แจกจ่าย   เรียก
คืน  และนาํเอกสารทีÉไดรั้บการยกเลิกออกจากจุดใชง้าน  หรือ มีการป้องกนัการนาํเอกสารไปใชโ้ดยไม่ได้
ตัÊงใจ  ในกรณีทีÉเอกสารไดรั้บการยกเลิกการใชง้านแลว้แต่มีความจาํเป็นในการเก็บเพืÉอเป็นประโยชน์
ทางดา้นกฎหมาย และ/หรือ  ความรู้  จะมีระบบการบ่งชีÊ ทีÉเหมาะสม 

เอกสารในระบบการจดัการทีÉประกาศใช้  ตอ้งอนุมติัโดยผูบ้งัคบับญัชาทีÉมีอาํนาจ เพืÉอใหแ้น่ใจวา่
เอกสารอ่านออกได ้มีการลงวนัทีÉ  (วนัทีÉมีการเปลีÉยนแปลง)  มีการบ่งชีÊ ทีÉชดัเจน ตลอดจนการเก็บรักษาใน
สภาพทีÉเป็นระเบียบเรียบร้อย  และจดัเก็บในระยะเวลาทีÉกาํหนด ระเบียบปฏิบติังานทีÉเกีÉยวขอ้งไดแ้ก่   
มาตรฐานการปฏิบติังานเรืÉอง  การควบคุมเอกสารไดจ้ดัแฟ้มการควบคุมตรวจสอบการบนัทึก ดา้นความ
ปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ไวที้Éสาํนกังาน ในหน่วยงานความปลอดภยั โดยจะมีการจดัเก็บ
ไว ้อยา่งนอ้ย 5 ปี  
   11.2  การตรวจประเมินภายในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน  

บริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลัจาํกดั มีการจดัทาํดาํเนินการและคงไวซึ้É งระเบียบปฏิบติังานในการ
ประเมินความสอดคลอ้งในการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดอืÉนๆทีÉเกีÉยวขอ้งในระยะเวลาทีÉเหมาะสม  
และบนัทึกผลเป็นหลกัฐาน 

เครืÉองมือทีÉใชว้ดัหรือทดสอบจะไดรั้บการป้องกนัจากการปรับแต่งโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  หรือความ
เสียหายทีÉอาจเกิดขึÊนและใหมี้การรับรองผลกรณีใชบ้ริการสอบเทียบจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก   
ตามกาํหนดเวลาทีÉไดว้างแผนไว ้ หรือเมืÉอพบวา่ผลลพัธ์ทีÉไดอ้าจเกิดความคลาดเคลืÉอน เอกสารทีÉเกีÉยวขอ้ง  
ไดแ้ก่  มาตรฐานการปฏิบติังาน  เรืÉอง  กฎหมายและขอ้กาํหนด / การประเมินความสอดคลอ้ง 

ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร  รับผดิชอบในการวางแผนการตรวจประเมินกิจกรรมต่าง  ๆ  ในระบบการจดัการ  มี
การตรวจติดตามอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัÊ งทัÊงนีÊอาจมีการทบทวนใหเ้หมาะสมกบัความสาํคญัของกิจกรรม  
ตลอดจนผลการตรวจประเมินในครัÊ งทีÉผา่นมา  และ / หรือ  ปัญหาทีÉเกิดขึÊนหรือขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 
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ผูต้รวจประเมินภายในจะตอ้งไดรั้บการแต่งตัÊงจากผูบ้ริหารระดบัสูง  โดยพิจารณาจากพืÊนฐานการศึกษา  
ทกัษะความสามารถ  และประสบการณ์  ทัÊงนีÊองคก์รจะจดัใหมี้การฝึกอบรมใหก้บัผูต้รวจประเมินภายใน ตาม
ขอบเขตเนืÊอหาตามทีÉระบุไวแ้นวทางในการตรวจประเมิน   ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  และทบทวนการฝึกอบรม  เมืÉอมีการเปลีÉยนแปลงขอ้กาํหนด  หรือเนืÊอหาอืÉน 
ๆ ทีÉเกีÉยวขอ้ง 

การตรวจประเมินภายใน  ดาํเนินการโดยคณะผูต้รวจประเมินภายใน  ซึÉ งผูต้รวจประเมินภายใน  จะตอ้ง
ไม่มีหนา้ทีÉรับผดิชอบโดยตรงต่อกิจกรรมทีÉถูกตรวจสอบ  ในการตรวจประเมินภายในนัÊน  ผูต้รวจประเมินจะ
หาหลกัฐานในการดาํเนินการ  และประสิทธิผลของระบบการจดัการ  การหาหลกัฐานดาํเนินการโดย  การ
สังเกตการณ์ปฏิบติังาน  การสัมภาษณ์  การตรวจสอบระบบการบนัทึกทีÉแสดงหลกัฐานการปฏิบติังาน 

ผลการตรวจประเมิน  จะจดัทาํเป็นรายงานโดยทีมผูต้รวจประเมิน   และเสนอใหผู้บ้ริหารหน่วยงาน
พิจารณาในกรณีทีÉพบสิÉงทีÉไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด หวัหนา้ของหน่วยงานทีÉรับผดิชอบในกิจกรรมนัÊนจะ
ไดรั้บการร้องขอใหด้าํเนินการแกไ้ขและการป้องกนัโดยเร็ว 

รายงานผลการตรวจประเมินภายใน  การดาํเนินการ  และประสิทธิผลของการปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนั  
จะไดรั้บ  การติดตามผลในการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

เอกสารทีÉเกีÉยวขอ้ง  ไดแ้ก่  มาตรฐานการปฏิบติังาน  เรืÉอง  การตรวจประเมินภายใน 
 
    11.3 การตรวจวดัและการตรวจติดตามด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
 บริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั มีการ จดัทาํ ดาํเนินการและคงไวซึ้É งระเบียบการปฏิบติังานใน
การตรวจวดั และตรวจติดตาม  เกีÉยวกบัลกัษณะของการดาํเนินการ หรือกิจกรรมทีÉสามารถก่อใหเ้กิด
ผลกระทบดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และความเสีÉยงอนัตรายอยา่ง
มีนยัสาํคญั  รวมถึงการติดตามการควบคุมการปฏิบติังาน  และการติดตามประสิทธิผลของวตัถุประสงค์
และเป้าหมายขององคก์ร  ทัÊงในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เชิงปริมาณ(Quantitative) เชิงรุก(Proactive) และ
เชิงรับ(Reactive) 
 เครืÉองมือทีÉใชว้ดัหรือทดสอบจะไดรั้บการป้องกนัจากการปรับแต่งโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  หรือความ
เสียหายทีÉอาจเกิดขึÊนและใหมี้การรับรองผลกรณีใชบ้ริการสอบเทียบจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก   
ตามกาํหนดเวลาทีÉไดว้างแผนไว ้ หรือเมืÉอพบวา่ผลลพัธ์ทีÉไดอ้าจเกิดความคลาดเคลืÉอน 
 
 ขอ้มูลต่างๆจากการ ตรวจวดั  และตรวจติดตามจะถูกบนัทึกไวเ้พืÉอทีÉจะสามารถตรวจสอบยอ้นกลบั   
และเป็นหลกัฐานการดาํเนินการ  และประสิทธิผลของระบบการจดัการขององคก์ร 
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 เอกสารทีÉเกีÉยวขอ้ง  ไดแ้ก่   มาตรฐานการปฏิบติังาน  เรืÉอง  การตรวจวดั  และการตรวจติดตาม 

 
      11.4  การแก้ไขและการป้องกนัด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

บริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลัจาํกดั ไดมี้การจดัทาํ  ดาํเนินการ และคงไวซึ้É งระเบียบปฏิบติังาน ใน
การดาํเนินการกบัสิÉงทีÉไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดภายใตร้ะบบการจดัการ  โดยระบุถึง 

(1)  การระบุสิÉงทีÉไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดและการดาํเนินการเพืÉอป้องกนัผลกระทบดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และอนัตรายทีÉอาจจะเกิดขึÊน 

(2) การวเิคราะห์สิÉงทีÉไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดเพืÉอระบุถึงสาเหตุ และแนวทางการดาํเนินการ เพืÉอ
ป้องกนัการเกิดซํÊ า 

(3) ประเมินความจาํเป็นในการดาํเนินการเพืÉอป้องกนัการเกิดสิÉงทีÉไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด  
(4)  บนัทึกผลการดาํเนินการแกไ้ขและป้องกนั 
(5)   ทบทวนประสิทธิผลของการดาํเนินการแกไ้ขและป้องกนั 
องคก์รไดม้อบหมายใหผู้มี้อาํนาจในการติดตามผลการดาํเนินการแกไ้ขและป้องกนั  เพืÉอทาํให้

แน่ใจวา่การแกไ้ขและป้องกนั  สามารถกาํจดัถึงสาเหตุของสิÉงทีÉไม่เป็นตามขอ้กาํหนด และเหมาะสมกบั
ขอบเขตของปัญหาและผลกระทบดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  และ
อนัตรายทีÉอาจจะเกิดขึÊน 

รายละเอียดของสิÉงทีÉไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด  และปฏิบติัการแกไ้ขทีÉเหมาะสมจะถูกบนัทึกไวเ้ป็น
หลกัฐานในกรณีทีÉการแกไ้ขและป้องกนัมีผลกระทบต่อเอกสารจะมีการดาํเนินการและบนัทึกการ
เปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึÊน 

มาตรฐานการปฏิบติังานทีÉเกีÉยวขอ้ง ไดแ้ก่ 
 การแกไ้ขและการป้องกนั 
 การบ่งชีÊอนัตราย  และประเมินความเสีÉยง 

 
 
 



ภาคผนวกที ่10 

การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และแผนปฏิบัติการ 

  ภาวะฉุกเฉินทีอ่าจเกิดขึน้ในพืน้ทีโ่ครงการ 
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ภาคผนวกที ่12 

การฝึกซ้อมน้ํามันหกร่ัวไหลทีเ่รือ ประจาํปี 2567 



 

                              แผนการฝึกซ้อมน า้มนัหกร่ัวไหลลงทะเล ประจ าปี 2567 

หน่วยงานทีฝึ่กซ้อม   แผนกปฏิบติัการท่าเรือ แผนกซ่อมบ ารุง  ทีมขจดัคราบน ้ามนั พนกังานรับเชือก เรือทกั 

ACS  และพนกังานรักษาความปลอดภยั ท่ีเขา้ร่วมฝึกซอ้ม 

ผู้ด าเนินการฝึกซ้อม  หน่วยงานความปลอดภยั บ.สยามแทงคเ์ทอร์มินลัจ ากดั และ บ.บางจาก จ ากดั (มหาชน) 

วนัทีท่ าการฝึกซ้อม  26 ธนัวาคม 2567 

เหตุการณ์จ าลองสถานการณ์ 

              พนกังาน OPERATION  ประจ าท่าเรือ 3-4 ไดพ้บเห็น น ้ามนัดิบไหลออกจากท่อ 20 น้ิว บริเวณทางท่อ

ก่อนจ่ายน ้ามนัลงเรือ  จึงวทิยแุจง้ หน.กะ OPERATION.ท่ีประจ าหอ้งควบคุม 

ล าดบัท่ี เวลา เหตุการณ์และขั้นตอนสถานการณ์ ผูรั้บผดิชอบ/ผูด้  าเนินการ 

 
 

     1 

 
 

14.00 น. 

- เจา้หนา้ท่ี  OP.ประจ าท่า 3-4 พบเห็นน ้ามนัไหลทะลกัออกจาก
ท่อ 20 น้ิว บริเวณท่อจ่ายน ้ามนัลงเรือ  วทิยแุจง้ หน.OP .ท่ี
หอ้งควบคุม  
- เจา้หนา้ท่ี OP ประจ าท่า 3-4 กดสัญญาณไซเรนแจง้เหตุ   

- พนกังาน OPERATION  
ประจ าท่า 3-4 
 
 

 
 
 
    2 
 
 

 
 
 
14.01 น. 
 
 

-  หน.กะ OP  
    1. สั่งการใหพ้นกังานกะ ปิดระบบ ESD VALVE หลงัโรงซ่อม
บ ารุง เพื่อลด PRESSURE ใน LINE ท่อ 
    2. สั่งการใหพ้นกังานซ่อมบ ารุง น า CAMP ขนาด 20 น้ิว ท่ีโรง
ซ่อมบ ารุงไปรัดท่อท่ีร่ัว ท่ีท่า 3-4 
   3. สั่งการใหพ้นกังานกะ 2 คน หาเศษผา้หรือวสัดุอ่ืนมาท าการ
อุดรูท่อน ้ามนัท่ีร่ัวไหลก่อน CAMP รัดท่อมา  
    4. แจง้เรือทกัลาก BOOM ลอ้มคราบน ้ามนั 
    5. แจง้ เหตุการณ์ผูอ้  านวยการคลงัและท่าเรือ   
 
 
 

- หน.กะ OP  
 



ล าดบัท่ี เวลา เหตุการณ์และขั้นตอนสถานการณ์ ผูรั้บผดิชอบ/ผูด้  าเนินการ 
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     4 

 
 
 
 
14.03 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.05 น 

-ผูอ้  านวยการแผนฉุกเฉินประกาศใชแ้ผนฉุกเฉินน ้ามนัหกร่ัวไหล
ลงทะเลระดบั 1 

- พนกังานทุกแผนกเขา้ปฏิบติัตามผงัองคก์รแผนฉุกเฉิน  
-หน่วยงานความปลอดภยัสั่งการ 
  1. สั่งการ รปภ. จุด โลโล ปิดกั้นการจราจร บริเวณทางลงหลงั
อาคาร 1 หา้มรถวิง่เขา้ออก และบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งเขา้พื้นท่ี    
 2. รปภ.จุดท่าเรือ 1-2 , 3-4 และ Fire Pump  ปิดกั้นพื้นท่ีทางเขา้
ท่าเรือ และถา้มีผูรั้บเหมาใหน้ าพามายงัจุดรวมพลหนา้อาคาร 3   
 3.รปภ. ประตู 2 ปิด ประตู หา้มไม่ใหบุ้คคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งเขา้
ภายในคลงั 
- ผูไ้ม่เก่ียวขอ้งรวมตวัท่ีจุดรวมพลหนา้อาคาร3 
    
 
- ผูส้ั่งการแผนฉุกเฉินสั่งการ  
1.เรือรับเชือกวิง่ออกไปลอ้ม Boom แทนเรือทกัทั้ง 2 ล า โดยดู
กระแสน ้าให ้BOOM เป็นถุง 
 2. สั่งการเรือทกั ACS 9 และ ACS 5 กลบัเขา้มายงัจุดจอดเรือเพื่อ
รับน ้ายา Dispersant ออกไปฉีด ภายนอก Boom 
- ผูส้ั่งการแผนฉุกเฉินสั่งการ หน่วยงาน ซ่อมบ ารุง 
1. ตดักระแสไฟในพื้นท่ี Low point , อาคารซ่อมบ ารุง และ
อาคาร 1 และพื้นท่ีท่าเรือทั้งหมด 
2. เปิด VALVE DRAIN 4 น้ิว ท่ี END LINE ในอุโมงค ์Low 
point เพื่อ Drain น ้ามนัใน Line และลด Pressure ในท่อบน
สะพานท่าเรือ 
 3.. ขนน ้ายา Dispersant ไปลงเรือทกั จ  านวน 2 ถงั 400 ลิตร 
- ผูส้ั่งการแผนฉุกเฉินสั่งการ ทีมขจดัคราบน ้ามนัปฏิบติัตามแผน
ฉุกเฉิน 
 1. น าเรือขจดัคราบน ้ามนั  TPP 1  ออกไปดูดเก็บคราบน ้ามนัท่ี
อยูใ่น Boom  
 2. OP  2 คน ซ่อมบ ารุง 2 คน ลงปฏิบติัการในเรือ TPP 1   
  
 

พ.อ.อ สมบติั บุญยอ้ย 
 
- พนกังานทั้งหมด 
- สรรเสริญ บุญโทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นายเสกสรร  ศรีส่วน 
 
 
 
 
-นายเสกสรร  ศรีส่วน 
 
 
 
 
 
 
- นายเสกสรร  ศรีส่วน 
 



ล าดบัท่ี เวลา เหตุการณ์และขั้นตอนสถานการณ์ ผูรั้บผดิชอบ/ผูด้  าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
    5 

 
 
 
 
 
 
 
 
14.06 น. 

-ผูส้ั่งการฉุกเฉินสั่งการทีมดบัเพลิงและทีมปฏิบติัการฉุกเฉิน 
1.หน.ดบัเพลิงน ารถดบัเพลิง Stan By หลงัอาคาร 1 พร้อมต่อสาย
ดบัเพลิงฉีดโฟม ไปยงั บ่ออุโมงค ์Low point  
2. เตรียมเดินระบบ Fire Pump ท่าเรือ 
3.เรือTug ACS 5 และ ACS 9 วิง่ฉีด Dispersant ขจดัคราบน ้ามนั
ภายนอก Boom 

4.สั่งการใหเ้รือรับเชือกลากปรับต าแหน่ง Boom ท่ีกั้นน ้ามนัใหมี้
ประสิทธิภาพในการกนัน ้ามนั 
5.ทีมปฏิบติัการหนา้ท่าตรวจสอบรายละเอียดน ้ามนัหกร่ัวไหล 
6.ทีมตรวจนบัจ านวนพนกังานเขา้ท าการตรวจสอบจ านวน
พนกังาน 
7.ทีมปฐมพยาบาลเขา้ประจ าจุด รวมพล 
8.หน่วยงานความปลอดภยัสั่ง รปภ.เฝ้ากนัไม่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้ไป
ในพื้นท่ี และอ านวยการจารจร 
   - รปภ.พาผูรั้บเหมาอพยพมายงัจุดรวมพล 

- นายเสกสรร  ศรีส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     6 

 
 
14.10 น 

 
- ทีมติดต่อประสานงาน แจง้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ส่งแบบรายงานการแจง้เหตุใหเ้จา้ท่าชลบุรี 
 1. เจา้ท่า ชลบุรี 038 – 278246 
 2. ศูนยค์วามปลอดภยัทางทะเล เจา้ท่า 038 – 400270-1 
 3. เทศบาลเกาะสีชงั  038 – 216224 
 4. อ าเภอเกาะสีชงั  038 – 216201 
 
 
 
 
 
 
 

 
- นนัทพร วรกิจนิติพนัธ์ 



 
ล าดบัท่ี 

 
เวลา 

 
เหตุการณ์และขั้นตอนสถานการณ์ 

 
ผูรั้บผดิชอบ/ผูด้  าเนินการ 

 
7 

 
14.12 น 

-ผูส้ั่งการแผนฉุกเฉินสั่งการ 
 1. เรือ TPP 1 ใช ้Disc  skimmer วิง่เก็บดูดเก็บน ้ามนัภายใน 
Boom  ใหห้มด  
 2. เรือ TUG ACS 5 และ 9 เก็บคราบน ้ามนั โดยใหว้ิง่หาคราบ
น ้ามนัใหไ้กลข้ึนโดยเฉพาะบริเวณใกลช้ายหาดท่ีอยูใ่กล้ๆ ใน
ระยะ 1 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุ 
 

- นายเสกสรร  ศรีส่วน 
 
 

 
8 

 
14.20 น. 

- พนกังาน ซ่อม บ ารุง แจง้ ใช ้Camp รัดท่อ ไดเ้รียบร้อยไม่มีการ
ร่ัวไหลของน ้ามนั  
 

- นายสบาย ตุ่ยไชย 

 
 

9 

 
 
14.23 น. 

ผูส้ั่งการแผนฉุกเฉิน สั่งการ 
1. ปิดระบบ Drain น ้ามนัท่ีจุด End Line Low point พร้อมแจง้

ประเมินปริมาณน ้ามนัท่ี Drain  
2. พนกังานซ่อมบ ารุง ตรวจสอบการร่ัวไหลของน ้ามนัท่ีอยูใ่น

บ่อกกัเก็บ วา่มีการร่ัวไหลออกไปภายนอกหรือไม่ 
3. พนกังานซ่อมบ ารุง น าแผน่ซบัน ้ามนั ไปท าความสะอาด

ทางเดินท่าเรือท่ีเลอะน ้ามนั  

- นายเสกสรร  ศรีส่วน 

10 14. 30 น. -เรือ TPP 1 แจง้ผูส้ั่งการวา่สามารถเก็บคราบน ้ามนับนผวิน ้าใน 
Boom ไดห้มด ไมมี่คราบน ้ามนัหลงเหลือ 

 

 - กปัตนัเรือ TPP 1 

11 14.35 น. เรือ TUG ACS 5 และ 9 แจง้ผูส้ั่งการวา่สามารถเก็บคราบน ้ามนั
ในระยะ 1 กิโลเมตร หมด ไม่มีคราบน ้ามนั 

- กปัตนัเรือทกั ทั้ง 2 ล า  

 
       12 

 
14.38 น 

- ผูส้ั่งการแผนฉุกเฉินสั่งการใหเ้รือ Tug วิง่หาคราบน ้ามนัใน
ระยะเพิ่มข้ึน เป็น 2 กิโลเมตร จากจุดเกิดเหตุ 
 

- นายเสกสรร  ศรีส่วน 

 
13 

 
14.40 น. 
 

-ผูส้ั่งการสั่งใหเ้รือ TPP1 วิง่ออกจาก Boom ไปช่วยเรือ Tug วิง่
ก าจดัคราบน ้ามนันอก Boom ระยะ 2 กิโลเมตร 
 
 

- นายเสกสรร  ศรีส่วน 
 



 
ล าดบัท่ี 

 
เวลา 

 
เหตุการณ์และขั้นตอนสถานการณ์ 

 
ผูรั้บผดิชอบ/ผูด้  าเนินการ 

 
14 

 
14.50 น. 

- เรือทกั TPP 1 , ACS 5 และ ACS 9 แจง้เก็บคราบน ้ามนั
ภายนอก Boom หมด วิง่ตรวจหาไม่พบคราบน ้ามนัผวิน ้า 
 

- กปัตนัเรือ ทั้ง 3 ล า 

 
15 

 
15.00 น. 

-ผูส้ั่งการฉุกเฉินแจง้ผูอ้  านวยการแผนฉุกเฉินวา่สามารถเก็บคราบ
น ้ามนับนผวิน ้าหมดและควบคุมสถานการณ์น ้ามนัหกร่ัวไหลได้
เรียบร้อย 
 

- นายเสกสรร  ศรีส่วน 

 
16 

 
15.10 น. 

- ผูอ้  านวยการแผนฉุกเฉินสั่งยกเลิกแผนฉุกเฉินกลบัสู่สภาวะ
ปรกติ 
 

พ.อ.อ สมบติั  บุญยอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวกที ่13 

ผังองคก์รขจัดคราบน้ํามัน กรณีเกิดเหตุน้ํามันร่ัวไหล 

 















ภาคผนวกที ่14 

แผนปฏิบัติการประจาํท่าเรือเพือ่ป้องกันและขจัดมลพษิทางน้ํา 

เน่ืองจากน้ํามัน เคมีภณัฑ ์และสารทีเ่ป็นอันตราย 



 

1 
 

 
บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 1 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกนัและขจัดมลพษิทางนํ้า 

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอนัตราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ทุกคร้ังท่ีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อความใดๆในแผนปฏิบัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกนัและขจัด

มลพษิทางน้ําเน่ืองจากน้ํามัน เคมีภัณฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย หลังจากการทบทวนแผนฯ PAPPจัดทําเอกสารท่ี

เปลีย่นแปลงขึน้มาใหม่ และบันทึกการแก้ไขเปลีย่นแปลงลงในแบบฟอร์มนี ้แล้ว  ให้ยกเลกิแผนเก่า และนําเอกสาร

ฉบับใหม่ใช้แทน พร้อมลงลายมือช่ือบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 



 

2 
 

 
บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 2 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

Section 1 

บทนํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 
บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 3 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

   1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

              โครงการท่าเทียบเรือนํ้ าลึกสีชงัฝ่ังตะวนัออกอ บริษทั สยามแทงค์เทอร์มินัล จาํกดั(เดิมช่ือบริษทั สีชงัทอง

เทอร์มินลั จาํกดั และบริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั)ตั้งอยู่เลขท่ี 120 หมู่ 3 ตาํบลท่าเทววงษ ์อ.เกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรี 

บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออก ทางตอนใตข้องอาํเภอเกาะสีชงั  อยูห่่างจากอาํเภอศรีราชา 12 กิโลเมตร โดยไดรั้บความ

เห็นชอบรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากสํานกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ตามรายงาน

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ซ่ึงจดัทาํโดยบจ.เทสโก ้ไดอ้า้งถึงหนงัสือด่วนมาก ท่ี วว 0804/5047 ลว.30 ตุลาคม 

2535 

               ปัจจุบนั กิจกรรมหลกัของบริษทั สยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั คือการใหบ้ริการท่าเทียบเรือนํ้าลึกและคลงันํ้ ามนั 

โดยมีท่าเทียบเรือ จาํนวน 4 ท่า สามารถเทียบเรือได้พร้อมกัน และ มีถงัเก็บนํ้ ามนัจาํนวน 14 ถงั (ตามภาพ ท่ี 1.1 )  

ลกัษณะสินคา้ท่ีขนถ่ายมีทั้งนํ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมโดยพื้นท่ีของโครงการตั้งอยู่บนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 427 ซ่ึง

เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั มีเน้ือท่ีประมาณ 240 ไร่  ทั้งน้ีกิจกรรมหลกัของบริษทัฯแบง่ไดเ้ป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

          ส่วนท่ี 1 รายละเอียดท่าเทียบเรือท่ีขนถา่ย ( Deep Sea Port ) 

          ส่วนท่ี 2  พื้นท่ีการเก็บรักษา  ( Liquid Storage Tank )     

 

ส่วนท่ี 1 รายละเอียดท่าเทียบเรือขนถ่าย ( Deep Sea Port ) 

      ท่าเทียบเรือของบริษทั สยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั มีจาํนวน 4 ท่าเทียบเรือ ( ตามภาพท่ี 1 ) โดยแต่ละท่ามีขนาดดงัน้ี 

1) ท่าเทียบเรือหมายเลข 1 เป็นท่ารับเรือใหญ่สุด ขนาด 10,000 DWT – 100,000  DWT ตามร่องนํ้ าธรรมชาติ 

ในขณะนํ้ าลงตํ่าสุด 16 เมตร ความยาวระหว่างพุก  314.75 เมตร  ตวัท่าเทียบเรือยาว 80 เมตร เป็นท่าเทียบเรือระหว่าง

ประเทศ ขนถ่ายนํ้ามนัขึ้นถงัเก็บ  

2) ท่าเทียบเรือหมายเลข 2  เป็นท่ารับเรือภายในประเทศ เทียบเรือได ้ตัง่แต่ขนาด  3,000 DWT – 10,000 DWT มี

ความลึกตามร่องนํ้ าธรรมชาติในขณะนํ้ าลงตํ่าสุด 15 เมตร ความยาวระหว่างพุก  149.50 เมตร ตวัท่าเทียบเรือยาว 40 

เมตร เป็นท่า รับและจ่ายนํ้ามนั จากถงัเก็บนํ้ามนั 

 

 

 

 



 

4 
 

 
บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 4 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

3) ท่าเทียบเรือหมายเลข 3  เป็นท่ารับเรือภายในประเทศ เทียบเรือได ้ตัง่แต่ขนาด  1,000 DWT – 5,000 DWT มี

ความลึกตามร่องนํ้ าธรรมชาติในขณะนํ้ าลงตํ่าสุด 11 เมตร ความยาวระหว่างพุก  119.50 เมตร ตวัท่าเทียบเรือยาว 30 

เมตร เป็นท่า รับและจ่ายนํ้ามนั จากถงัเก็บนํ้ามนั  

4) ท่าเทียบเรือหมายเลข 4  เป็นท่ารับเรือภายในประเทศ เทียบเรือได ้ตัง่แต่ขนาด  1,000 DWT – 5,000 DWT มี

ความลึกตามร่องนํ้ าธรรมชาติในขณะนํ้ าลงตํ่าสุด 11 เมตร ความยาวระหว่างพุก  119.50 เมตร ตวัท่าเทียบเรือยาว 30 

เมตร เป็นท่า รับและจ่ายนํ้ามนั จากถงัเก็บนํ้ามนั 

 

              
 

                                                  ภาพท่ี 1 แสดงพื้นท่ีท่าเทียบเรือ และถงัเก็บนํ้ามนั 

 

 

 

 



 

5 
 

 
บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 5 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

ลกัษณะและกจิกรรมของท่าเรือ 

ลกัษณะและขนาดของตัวท่า ร่องน้ําและบริเวณทิง้สมอ 

 ลกัษณะท่าเรือยืน่ออกไปในทะเลเป็นรูปตวั L ความยาวรวมประมาณ 480 เมตรแบ่งออกเป็น 4 ท่ายอ่ย ความลึก

ของนํ้าหนา้ทา่ดา้นนอกสุดนบัจากฝ่ัง 16 เมตร ในขณะนํ้าลงตํ่าสุดและรับเรือไดสู้งสุดขนาด100,000DWT 

กจิกรรมโดยสังเขป 

 เป็นท่าเทียบเรือรับเรือประเภทแทงคเ์กอร์ ใหบ้ริการทัว่ไปสาํหรับเรือขนถ่ายสินคา้เหลวและใหบ้ริการรับฝาก

เก็บผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม(TANK FARM) จาํพวกนํ้ามนัดิบและผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 

กจิกรรมให้บริการของท่าเรือ 

 ประเภทเรือ: เรือบรรทุกนํ้ามนัดิบและผลิตภณัฑน์ํ้ามนั มีระบบการรับและจ่ายนํ้ามนัท่ีท่าเทียบเรือทั้ง 4 ท่าเทียบ

เรือ 

    พื้นท่ีท่าเทียบเรือท้ัง 4 ท่า ประกอบไปด้วย  

1. ท่าเทียบเรือหมายเลข 1 และ  2 อยูใ่น Loading Plate Form  แท่นปูนเดียวกนั 

- ฝ่ังดา้นทิศตะวนัออก จะรับเรือต่างประเทศเขา้ Dischargeนํ้ามนัผา่น Loading Arm เขา้สู่ Line ท่อขนาดต่างๆ 

โดยมีแนวเขื่อนปูนเพื่อกนันํ้ามนัหกร่ัวไหลลงสู่ทะเล  โดยไหลลงสู่ถงั SLOP TANK ท่ีอยูภ่ายใตแ้ท่นปูน ท่ีมี

ขนาดความจุ 5,000 ลิตร 

- ฝ่ังดา้นทิศตะวนัตก จะรับเรือภายในประเทศ รับ Loading  นํ้ามนัผา่น Loading Arm จาก Line ท่อขนาดต่างๆ 

โดยมีแนวเขื่อนปูนเพื่อกนันํ้ามนัหกร่ัวไหลลงสู่ทะเล  โดยไหลลงสู่ถงั SLOP TANK ท่ีอยูภ่ายใตแ้ท่นปูน ท่ีมี

ขนาดความจุ 5,000 ลิตร 

  2. ท่าเทียบเรือหมายเลข 3 และ 4 อยูใ่น อยูด่า้นทิศเหนือของท่าเรือ  โดยมี Loading Plate Form  แท่นปูนเดียวกนัทั้ง 

2 ทา่ เรือจะรับ Loading นํ้ามนัผา่น Loading Arm    จาก Line ท่อขนาดต่างๆ โดยมีแนวเขื่อนปูนเพื่อกนันํ้ามนั

หกร่ัวไหลลงสู่ทะเล  โดยไหลลงสู่ถงั SLOP TANK ท่ีอยู่ภายใตแ้ท่นปูน ท่ีมีขนาดความจุ 5,000 ลิตร 

 

 

 



 

6 
 

 
บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 6 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

ส่วนท่ี 2 พื้นท่ีการเกบ็รักษาน้ํามัน (  Liquid Storage Tank )      

         บริเวณพื้นท่ีลานถงัมีถงัเก็บผลิตภณัฑสิ์นคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม จาํนวน 14 ถงั  แบง่เป็น 2 ชนิด คือชนิดหลงัคา

ตายตวัจาํนวน 2 ถงัและชนิดหลงัคาลอย จาํนวน 12 ถงั มีปริมาตรรวมความจุทั้งหมด 326 ลา้นลิตร แบ่งเป็น ผลิตภณัฑ ์

นํ้ามนัดิบ และนํ้ามนัสาํเร็จรูป ( ตามภาพท่ี 2 ) 

 

 

               

                                                                     ภาพท่ี 2 แสดงพื้นท่ีถงัเก็บนํ้ามนั 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 7 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

  -   เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสาํหรับภาวะฉุกเฉินกรณีนํ้ามนัร่ัวไหลลงสู่ทะเลโดยมุ่งเนน้การรักษา

ชีวิต ทรัพยสิ์น ส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อควบคุมตลอดจนจาํกดัขอบเขตไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

 -    เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานของระบบสั่งการ ประสานงาน และจดัการตลอดจนความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและ

ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการควบคุมนํ้ามนัร่ัวไหลลงสู่ทะเล 

 -  เพื่อเป็นการปฏิบติัตามกฎประกาศกรมเจา้ท่า ท่ี 134/2564  ในการปฏิบติัการประจาํท่าเรือเพื่อป้องกนัและขจดัมลพิษ 

ทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามนั เคมีภณัฑ ์และสารท่ีเป็นอนัตรายและเพื่อใหเ้ป็นไปตามรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ 

 

1.3.ขอบเขต พื้นท่ีรับผิดชอบ 

             ทางบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั   จาํกดั    ไดด้าํเนินธุรกิจท่าเทียบเรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับและจ่ายทางดา้น

นํ้ามนั  จึงไดต้ระหนกัใหค้วามสาํคญัถึงผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งสูง  บริษทัฯ ไดใ้ชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีมี

มาตรฐานความปลอดภยัในระดบัสากลและเป็นไปตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เช่น ใช ้ LOADING  

ARM   ในการรับ และจ่ายนํ้ามนั แทนการใชส้าย  HOSE  การติดตั้ง VALVE ติดตั้งเป็นแบบ DOUBLE VALVE ท่ี

หนา้ท่าทุกท่อรับและจ่าย   ซ่ึงจะช่วยลดจาํนวนการร่ัวไหลของนํ้ามนัไดม้ากในกรณีการเกิดเหตุฉุกเฉิน  อุบติัเหตุ

ในขณะรับและจ่ายนํ้ามนัแต่ก็ยงัอาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินจากการร่ัวไหลของนํ้ามนัได ้  เน่ืองจากบริเวณหนา้ท่าเทียบเรือ

เป็นบริเวณพื้นท่ีท่ีมีการคมนาคมขนถ่ายสินคา้ทางนํ้าและเดินเรืออยูต่ลอด  รวมถึงการเส่ือมสภาพของวสัดุอุปกรณ์  

สภาพอากาศ    ลมพาย ุ  ดงันั้นทางบริษทัฯจึงตอ้งมีการฝึกอบรมพนกังานใหมี้ใหมี้ความพร้อม และมีประสิทธิภาพ ใน

ยามเกิดเหตุฉุกเฉินเม่ือเกิดการร่ัวไหลของนํ้ามนับริเวณท่าเรือ  เพื่อลดผลกระทบท่ีจะมีต่อสภาพแวดลอ้ม และ

ทรัพยากรตามธรรมชาติ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 8 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

ครอบคลุมการปฏิบติังานกรณีนํ้ามนัร่ัวไหลลงสู่ทะเลภายในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบและรวมถึงพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

อุบติัเหตุฉุกเฉินดงักล่าว โดยพื้นท่ีท่าเทียบเรือดา้นทิศเหนืออยูติ่ดกบัเขตพระราชสถานและชุมชน ส่วนดา้นทิศใตข้อง

ท่าเทียบเรือ อยูด่า้นทิศใตข้องเกาะสีชงั ไม่มีประชากรอาศยั (ตามภาพท่ี 3 และ 4 ) กระแสนํ้าท่ีไหลจะมี 2 ทิศทางการ

ไหลดงัน้ี 

1.  ช่วงเวลานํ้าขึ้น จะมีกระแสนํ้าไหลจากทิศใตข้องท่าเทียบเรือไหลขึ้นสู่ทิศเหนือ ท่ีอยูติ่ดกบัเขตโบราณสถาน 

1 กิโลเมตรและเขตชุมชน ระยะห่างประมาณ 2 กิโลเมตร โดยมีแนวชายหาดอยูใ่กลเ้คียง 

2. ช่วงเวลานํ้าลง จะมีกระแสนํ้ าจากทิศเหนือของท่าเทียบเรือ ไหลลงสู่ทิศใต ้โดยดา้นทิศใตไ้ม่มีเขตพื้นท่ีชุมชน 

เน่ืองจากท่าเทียบเรือ สยามแทงคเ์ทอร์มินลั ตั้งอยูทิ่ศใตข้องเกาะสีชงั ถา้เกิดเหตุนํ้ามนัหกร่ัวไหลลงสู่ทะเล  

กระแสนํ้าจะพดัพาออกไปสู่ทะเลกวา้ง 

3. ความลึกท่ีท่าเทียบเรือ มีนํ้าลึกสุด 18 เมตร นํ้าลึกนอ้ยสุด 11 เมตร บริเวณท่าเทียบเรือ มีพื้นท่ีแนวปะการัง   

มีแนวโขดหินและการประมงพื้นบา้นของเกาะสีชงั อยูใ่นบริเวณแนวท่าเทียบเรือบริเวณอ่าวชายหาดดา้นทิศตะวนัตก

ของท่าเทียบเรือ ระยะห่างจากท่าเทียบเรือท่ีใกลท่ี้สุดคือท่า หมายเลข 4 ประมาณ 600 เมตร 

           เอกสารน้ีใชเ้ป็นคู่มือในการระงบัเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดนํ้ามนัหกร่ัวไหลลงทะเลท่ีบริเวณท่าเทียบเรือหรือแนวท่อ

นํ้ามนัในความรับผิดชอบของท่าเรือบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั ซ่ึงตั้งอยูท่ี่Latitude :  N13 องศา08 ลิปดา30

ฟิลิปดา Longitude : E100องศา49ลิปดา15 ฟิลิปดาในบริเวณชายฝ่ังตะวนัออกตอนกลางของอ่าวไทย 

ทิศเหนือ                    อยูใ่กลก้บับริเวณพระจุฑาธุชราชสถาน 

ทิศใต ้                        ติดกบัร่องนํ้าลึกเกาะสีชงั 

ทิศตะวนัออก             ติดกบัร่องนํ้าลึกเกาะสีชงั 

ทิศตะวนัตก               แนวอ่าวชายหาดและโขดหิน 

กระแสนํ้าขึ้น             จากทิศใตไ้ปทิศเหนือ  อตัรา 0.2 – 0.5 m / sec 

กระแสนํ้าลง              จากทิศเหนือไปทิศใต ้ อตัรา 0.2 – 0.5 m / sec 

ความสูงของคล่ืน        สูงสุด  2 เมตร ในเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ในแต่ละปี 

กระแสลม                   เมษายน – กนัยายน    พดัจากทิศตะวนัตกเฉียงใต ้( South – West  ) ลมมรสุม 

                                   ตุลาคม – มีนาคม        พดัจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ( North – East ) ลมมรสุม 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 9 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 
4. ทรัพยากรชายฝ่ังท่ีมีความอ่อนไหว 

            พื้นท่ีท่าเทียบเรือ บริษทั สยามแทงคแ์ทงคเ์ทอร์มินลั ตั้งอยู่ใกลส้ถาบนัวิจยัทางนํ้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ี

อยู่ในเขตพระราชสถาน และการประมงพื้นบา้นของชาวบา้นในอาํเภอเกาะสีชงั เป็นเหตุให้ทรัพยากรชายฝ่ังมีความ

อ่อนไหวมาก ดงัน้ี 

        4.1  สัตว์นํ้ าทางทะเลท่ีสถาบันวิจัยทางนํ้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เพาะพนัธ์ท่ีปล่อยลงสู่ทะเลตาม

ธรรมชาติ ไดเ้กิดการเพาะพนัธ์อยูบ่ริเวณแนวอ่าวชายหาดโขดหินใกลท้่าเทียบเรือ  

        4.2  สัตวน์ํ้ าตามธรรมชาติเช่น ปูมา้ ปลา หอยสายพนัธ์ต่างๆ มีแหล่งเพาะพนัธ์ตามธรรมชาติบริเวณอ่าวแนว

โขดหินใกลช้ายหาดติดกบัท่าเทียบเรือ  

       จากการติดตามและศึกษาวิจยั พบว่าอ่าวแนวชายหาด มีระดบันํ้ าท่ีเหมาะสมในการเพาะพนัธ์ของสัตวน์ํ้ า  การ

ไหลเวียนของกระแสนํ้ าท่ีไหลขึ้นและไหลลงทาํให้มีแหล่งอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์  รวมถึงการถูกบุกรุกแหล่งเพาะพนัธ์

จากชาวบา้นไม่มี  เน่ืองจากอ่าวแนวชายหาดโขดหินอยู่ในเขตพระราชสถานและพื้นท่ีติดกับบริษทั  สยามแทงค์

เทอร์มินลั  
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 10 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

        
                                             ภาพท่ี 3 แสดงพื้นท่ีเกาะสีชงั จากภาพถ่ายมุมสูง 

        
                                                    ภาพท่ี 4 แสดงพื้นท่ีเกาะสีชงั จากดาวเทียม 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 11 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

1.4 การวิเคราะห์ความเส่ียง 

         การหกร่ัวไหลของนํ้ามนัลงสู่ทะเล คราบนํ้ามนัท่ีลอยอยูบ่นผิวนํ้าจะทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจน ทาํใหอ้อกซิเจนใน

นํ้าลดลง และปิดกั้นการสังเคราะห์แสงของแพลงกต์อนพืช สาหร่าย และพืชนํ้าต่างๆ เปล่ียนแปลงสภาวะการยอ่ยสลาย

ของแบคทีเรียในนํ้า ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทั้งหมดลว้นส่งผลเสียต่อส่ิงมีชีวิตในนํ้าท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณนั้น (ปลา สัตวห์นา้

ดิน ปะการัง ฯลฯ) รวมถึงนกนํ้าดว้ย เกิดการสะสมสารพิษในห่วงโซ่อาหารท่ีเร่ิมตั้งแต่ผูผ้ลิต (แพลงกต์อนพืช) 

ผูบ้ริโภคขั้นตน้ (แพลงกต์อนสัตว/์ปลา) จนถึงผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยซ่ึงก็คือมนุษย ์

       ความเส่ียงโดยรวมพิจารณาจากความถ่ีของโอกาสท่ีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดท่ีจะเกิดขึ้น  ปริมาณและประเภทของ

นํ้ ามนั ท่ีเป็นกิจกรรมหลกัในการขนถ่ายรับและจ่ายนํ้ ามนัผ่านทางท่อ จากถงัเก็บบนบกลงสู่ท่าเทียบเรือ โดยจะนาํมา

ประเมินเทียบกบัผลกระทบท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย เม่ือเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม สุขภาพอนามยั 

ความปลอดภยั และทรัพยสิ์น เม่ือเกิดการร่ัวไหลของนํ้ามนั รวมทั้งผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษทั  

      การประเมินความเส่ียงเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัของการวิเคราะห์ความเส่ียง เน่ืองจากการประเมินความเส่ียงน้ี

ประกอบไปดว้ยการประเมินในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ทั้งน้ีเพื่อช่วยระบุถึงความเป็นไปไดแ้ละแนวโนม้ของผลท่ี

จะตามมา อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการดาํเนินกิจการ ขนถ่ายนํ้ ามนั ความถ่ี/ความ

น่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์หรือความเส่ียงนั้นจะเกิดขึ้นการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงในบริษทัสยาม แทงค ์เทอร์มินลั 

จาํกดั พบวา่มีความเส่ียงท่ีจะก่อใหเ้กิดอนัตรายร้ายแรง ( Major  Hazards ) แบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ 

1. การขนถา่ยนํ้ามนัและผลิตภณัฑ ์ ผา่นระบบท่อ จากถงัเก็บลงเรือบรรทุกนํ้ามนัหกร่ัวไหลลงสู่ทะเล 

2. การหกร่ัวไหลของนํ้ามนัจากเรือบรรทุกนํ้ามนัท่ีเกิดจากการชนกระแทกท่า 

3. การซ่อมปรับปรุงต่างๆโดยหน่วยงานซ่อมบาํรุงและผูรั้บเหมา 

อนัตรายร้ายแรง ( Major Hazard ) ท่ีสามารถเกิดขึ้นไดใ้นกิจกรรมทั้ง 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 

        1.การหกร่ัวไหลของนํ้ามนัลงสู่ทะเลและพื้นดิน ซ่ึงมีผลกระทบต่อชีวิต  ทรัพยสิ์นและส่ิงแวดลอ้ม 

        2.การเกิดไฟไหม้และระเบิด เน่ืองจากวตัถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ ท่ีจัดเก็บเป็นนํ้ ามันและผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

ประกอบดว้ยสารไฮโดรคาร์บอนต่างๆท่ีเป็นสารเคมีท่ีติดไฟ  ความไวไฟสูง  โดยแต่ละชนิดผลิตภณัฑท่ี์จดัเก็บขึ้นอยู่

กบัจุดวาบไฟของสารเคมีแต่ละตวั   
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 12 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

  ปัจจุบนั บริษทั สยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั มีลกัษณะของการใหบ้ริการท่าเทียบเรือสาํหรับขนถ่ายนํ้ามนัดงัน้ี 

1. ท่าเทียบเรือท่ี 1 รับผลิตภณัฑน์ํ้ามนั จากภายนอกเขา้สู่ถงัเก็บโดยใช ้PUMP การ สูบถ่ายจากเรือ สูบถ่ายขึ้นถงัเก็บ

โดยผา่น Loading Arm ระบบมีดงัน้ี 

- นํ้ามนัสาํเร็จรูป เช่นนํ้ามนัดีเซล นํ้ามนัเบนซิล ท่ีปัจจุบนัรับฝากเก็บอยู ่จากเรือจะสูบผา่น Loading Arm  ขนาด

12 น้ิว จาํนวน 2 ตวั เขา้ Line ท่อ ขนาด 12 น้ิว  จากท่าเทียบเรือ 1 ขึ้นมายงัถงั เก็บนํ้ามนั ท่ีมีระยะทาง 2 

กิโลเมตร  แนวท่อช่วงขึ้นเขา มีความสูงจากระดบันํ้าทะเล 68 เมตร 

- นํ้ามนัดิบ  ท่ีปัจจุบนัรับฝากเก็บอยู ่จากเรือจะสูบผา่น Loading Arm  ขนาด12 น้ิว เขา้ Line ท่อ ขนาด 20 น้ิว  

และ 24 น้ิว จาํนวน 2 ตวั จากท่าเทียบเรือ 1 ขึ้นมายงัถงั เก็บนํ้ามนั ท่ีมีระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยแนวท่อช่วง

ขึ้นเขา มีความสูงจากระดบันํ้ าทะเล 68 เมตร 

2. ท่าเทียบเรือท่ี 2 เป็นท่าจ่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนั จากถงัเก็บลงสู่เรือท่ีเทียบท่า โดยใชก้ารปล่อยไหลตามธรรมชาติ  ( 

Cavity )  โดยผา่น Loading Arm ระบบมีดงัน้ี 

- นํ้ามนัสาํเร็จรูป เช่นนํ้ามนัดีเซล นํ้ามนัเบนซิล ท่ีปัจจุบนัรับฝากเก็บอยู ่ การจ่ายนํ้ามนัจะปล่อยจากถงัเกบ็ แบบ 

การไหลตามธรรมชาติ Cavity  ผา่น Line ท่อ ขนาด 12 น้ิว ผา่น Loading Arm  ขนาด 8น้ิว จาํนวน 1ตวั  มี

ระยะทาง 2 กิโลเมตร  แนวท่อช่วงขึ้นเขา มีความสูงจากระดบันํ้าทะเล 68 เมตร 

- นํ้ามนัดิบ  ท่ีปัจจุบนัรับฝากเก็บอยู ่ การจ่ายนํ้ามนัจะปล่อยจากถงัเก็บ แบบ การไหลตามธรรมชาติ Cavity  

ผา่น Line  ท่อ ขนาด 20 น้ิว หรือ 24 น้ิว ผา่น Loading Arm  ขนาด 8น้ิว จาํนวน 1 ตวั  มีระยะทาง 2 กิโลเมตร  

แนวท่อช่วงขึ้นเขา มีความสูงจากระดบันํ้าทะเล 68 เมตร 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 13 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

3. ท่าเทียบเรือท่ี 3  เป็นท่าจ่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัดิบ เพียงชนิดเดียว  จากถงัเก็บลงสู่เรือท่ีเทียบท่า โดยใชก้ารปล่อย

ไหลตามธรรมชาติ  ( Cavity )  ผา่น Line  ท่อ ขนาด 20 น้ิว หรือ 24 น้ิว เขา้  Loading Arm ขนาด 8 น้ิว ท่ีต่อกบั 

Manifold  เรือ จาํนวน 1 ตวั  มีระยะทาง 2 กิโลเมตร  แนวท่อช่วงขึ้นเขา มีความสูงจากระดบันํ้าทะเล 68 เมตร 

4. ท่าเทียบเรือท่ี 4  เป็นท่าจ่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป ท่ีปัจจุบนัรับฝากเก็บอยู ่ คือ เบนซิล และดีเซล จากถงัเก็บลง

สู่เรือท่ีเทียบท่า โดยใชก้ารปล่อยไหลตามธรรมชาติ   ( Gravity )  ผา่นLine  ท่อ ขนาด 12 น้ิว เขา้ Loading Arm 

ขนาด 8 น้ิว ท่ีต่อกบั Manifold  เรือ จาํนวน 1 ตวั  มีระยะทาง 2 กิโลเมตร  แนวท่อช่วงขึ้นเขา มีความสูงจาก

ระดบันํ้าทะเล 68 เมตร 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 14 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

ดงันั้นพื้นท่ีทีมีความเสียงต่อการหกร่ัวไหลของนํ้ามนั ท่ีจะหกลงสู่ทะเล คือบริเวณแนวท่อ และท่าเทียบเรือทั้ง 4 ท่า ท่ี

รับ – จ่าย นํ้ามนั ซ่ึงสามารถวิเคราะห์สาเหตุท่ีจะเกิดขึ้นและวิธีการป้องกนัเพื่อไม่ให้เกิดการหกร่ัวไหลในปริมาณท่ีมาก

ไดด้งัน้ี 

1. ขอ้ต่อระหวา่ง Loading Arm กบั Manifold  ของเรือ หลุด  หรือร่ัวระหวา่งการ รับ – จ่าย นํ้ามนั ซ่ึงจะทาํให้

นํ้ามนัจาํนวนหน่ึง สามารถร่ัวไหลออกมาไดใ้นช่วงระยะเวลาก่อนท่ีวาลว์ของทางท่าเรือและของทางเรือจะถูกปิด โดย

ทางท่าเรือจะมีการติดตั้งวาลว์ เป็นแบบ DOUBLE โดยตวัในจะเป็นวาลว์ชนิด MOV.VALVE ท่ีสามารถปิดไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว และ วาลว์ตวันอก จะเป็น BV VALVE ท่ีเป็นวาลว์ใชแ้รงคนในการหมุนปิด  ถา้มีการหกร่ัวไหลจะมีปริมาณ

นํ้ามนัไม่เกิน 500 ลิตร 

2. เกิดการหกลน้จากเรือในขณะขนถ่ายนํ้ามนั กรณีท่ีทางเรือมีการรับสินคา้นํ้ามนัในปริมาณท่ีมากใกลเ้คียงกบั

ความจุของถงัสูงสุด และขาดการตรวจสอบท่ีดีพอ  หรืออาจเกิดจากการประมาทเลินเล่อของทางเรือ  ซ่ึงหากมีปริมาณ

นอ้ยและแกไ้ขไดท้นัการก็อาจจะจดัการไดด้ว้ยทีมงานของทางเรือเอง  แต่หากมีปริมาณท่ีมากและทีมงานทางเรือแกไ้ข

ไม่ทนัการก็อาจเป็นเหตุให้นํ้ ามนัเกิดการหกร่ัวไหลลงทะเล 

3. ถงัสินคา้หรือนํ้ามนัเช้ือเพลิงของทางเรือเกิดการร่ัวหรือแตกขณะเทียบหรือกาํลงัเทียบอยูท่ี่ท่าเทียบเรือ  ซ่ึง

อาจจะเกิดจากการเส่ือมสภาพ ความเก่าของตวัเรือ หรืออาจเกิดจากอุบติัเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึง โอกาศท่ีจะเกิดขึ้นมีนอ้ย

แต่หากเกิดขึ้นแลว้สร้างความเสียหายท่ีรุนแรงมาก 

4. เกิดจากความผิดพลาดในการ CLEAR LINE ทั้งก่อนและหลงั รับ – จ่ายนํ้ามนั  ของผูป้ฏิบติังานทั้งจากฝ่ายของ

ทางเรือและทางฝ่ายท่าเทียบเรือ  เป็นเหตุใหมี้นํ้ามนัหกร่ัวไหลลงทะเลไดแ้ต่มีไม่มาก ไม่เกิน 200 ลิตร 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 15 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

5. การร่ัวไหลจากการผกุร่อนจากสนิมท่ีเกิดบริเวณแนวท่อนํ้ ามนัท่ีใชรั้บ – จ่าย นํ้ามนั ทุกขนาด LINE ท่อ ท่ีมี 

LINE แนวสะพานท่าเทียบเรือไปยงัท่าเทียบเรือทั้ง 4 ท่า ( ตามผงัท่าเรือ และแนวท่อรับจ่ายนํ้ามนัท่าเทียบเรือ ) 

มีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นไดถ้า้ไม่มีการเฝ้าระวงัและการตรวจสอบ รวมถึงการทาํ PM แนวท่อนํ้ามนั โดยแต่ละแนว

ท่อท่ีอยูบ่ริเวณสะพานท่าเทียบเรือและท่ีท่าเทียบเรือ คิดวิเคราะห์ในท่าเทียบเรือท่ีมีระยะท่ีไกลท่ีสุด ท่ีมีความ

เส่ียงต่อปริมาณการหกร่ัวไหลมากท่ีสุด คือ ท่าเทียบเรือท่ี 1 มีนํ้ามนัดงัน้ี 

5.1 ท่อขนาด 24 น้ิว นํ้ามนัดิบ แนวท่อตัง่แต่จากแนวพื้นดินวาง Line ท่อ ไปยงัท่าเทียบเรือท่ี 1 ท่ีไกลท่ีสุดคือ 

480 เมตร มีปริมาณนํ้ามนัท่ีอยูใ่น Line  ท่อ 132,175 ลิตรหรือเทา่กบั 132 ตนั 

5.2 ท่อขนาด 20 น้ิว นํ้ามนัดิบ แนวท่อตัง่แต่จากแนวพื้นดินวาง Line ท่อ ไปยงัท่าเทียบเรือท่ี 1 ท่ีไกลท่ีสุดคือ 

480 เมตร มีปริมาณนํ้ามนัท่ีอยูใ่น Line  ท่อ  91,590 ลิตรหรือเท่ากบั 92 ตนั 

5.3 ท่อขนาด 12 น้ิว นํ้ามนัดีเซล  แนวท่อตัง่แต่จากแนวพื้นดินวาง Line ท่อไปยงัท่าเทียบเรือท่ี 1ท่ีไกลสุดคอื 

                  480 เมตร มีปริมาณนํ้ามนัท่ีอยูใ่น Line  ท่อ  32,696 ลิตรหรือเท่ากบั 33 ตนั 

5.4 ท่อขนาด 12 น้ิว นํ้ามนัเบนซิล  แนวท่อตัง่แต่จากแนวพื้นดินวาง Line ท่อ ไปยงัท่าเทียบเรือท่ี 1 ท่ีไกลท่ีสุด

คือ 480 เมตร มีปริมาณนํ้ามนัท่ีอยูใ่น Line  ท่อ  32,696 ลิตรหรือเท่ากบั 33 ตนั 

    6. การคิดวิเคราะห์จาํนวนปริมาณนํ้ามนัในท่อนํ้ามนัขนาดต่างๆคิดท่ีปริมาณความจุท่อ ในความเป็นจริงเม่ือเกิดการหก

ร่ัวไหลลงทะเล จะมีปริมาณท่ีนอ้ยกวา่ท่ีตามความจุท่อ เน่ืองจากระยะแนวท่อมีความสูงตํ่าระดบัตลอดแนวทาํใหมี้นํ้ ามนั

ท่ีตกคา้งอยู่ภายในท่อจาํนวนมาก และมีการแกไ้ขเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่อนํ้ ามนัผุกร่อนทาํให้นํ้ ามนัหกร่ัวไหลลงทะเล ทาง

บริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั มีการเตรียม CAMP ขนาดต่างๆรัดเพื่ออุดรูร่ัวเพื่อไม่ใหมี้ปริมาณการหกร่ัวไหลท่ีมาก 

           ในการวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงปริมาณ ทาํการคาํณวณจากอตัราการสูบถ่ายในแต่ละท่าเทียบเรือท่ีไม่เท่ากนัและ

เวลาท่ีเกิดเหตุการณ์จนถึงการยบัย ั้งการร่ัวไหลของนํ้ ามนัท่ีหกร่ัวไหลลงทะเล มีการคาํณวณและวิเคราะห์ความเส่ียงเชิง

ปริมาณดงัน้ี 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 16 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

           6.1  ในเวลาปรกติในวนัทาํงาน จนัทร์ถึงวนัเสาร์  ตัง่แต่ 08.00 น. – 16.30 น. จะมีพนกังาน OPERATION ท่ีเขา้กะ 

และมีพนกังาน DAY TIME อยูจ่าํนวนมาก มีจาํนวนพนกังาน 20 คน ในการทาํงาน ถา้เกิดเหตุฉุกเฉินสามารถปฏติัการ

หยดุย ั้งนํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลลงทะเลได ้อยา่งรวดเร็ว โดยคาํณวณเชิงปริมาณและระยะเวลาดงัน้ี                                                            

             6.1.1 นํ้ามนัหกร่ัวไหลท่ีท่า 1 ในการ DISCHARGE คาํณวณจากเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงและเม่ือเกิดเหตุนํ้ ามนั

หกร่ัวไหลลงทะเล จะมีปริมาณท่ีมาก คือ ท่อนํ้ามนัร่ัวจากสนิมหรือพื้นผิวในท่อบางไม่สามารถทนแรงดนัได ้โดย

เหตุการณ์วิกฤษท่ีสุด ท่ีสามารถเกิดขึ้นได ้เกิดจากท่อมีรูร่ัวกวา้ง 2 น้ิวดงัน้ี 

                    6.1.1.1 นํ้ามนัดิบ ใช ้ LOADING  ARM เช่ือมต่อกบั MANIFOLD เรือ จะใช ้LOADING ARM ขนาด 12 น้ิว 

สูบถ่ายผา่นท่อ 30/20 หรือ 24 น้ิว ใช ้PUMP จากทางเรือสูบถ่ายนํ้ามนัจากเรือขึ้นถงัเก็บ จะมีอตัราการไหล 1,500,000 ลิตร 

ต่อ ชัว่โมง  PRESSURE  MAX ท่ี 7 BAR  จาก PUMP เรือ และใน LINE ท่อรับจ่าย จะมี PRESSURE 7 BAR ใน 1 นาที 

จะมีอตัราการไหลผา่นท่อ 25,000 ลิตร ใชเ้วลาในการหยดุ PUMP เรือ  ลด PRESSIURE ใน LINE ท่อ และใช ้CAMP รัด

ท่อท่ีร่ัว ใชเ้วลา 5 นาที  คิดคาํณวนปริมาณนํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลลงทะเลจากท่อใชสู้ตรดงัน้ี 

                               คาํณวนจากอตัราการไหล คูณดว้ยระยะเวลาท่ีใชใ้นการหยดุย ั้ง   

            แทนค่าตวัเลขในสูตร จะได ้  25,000 ลิตร x 5 นาที  ปริมาณท่ีนํ้ามนัหกร่ัวไหลออกจากท่อ ปริมาณ  125,500 ลิตร 

จากขนาดท่อ 20 และ 24 น้ิว แต่รูร่ัวจากสนิมผกุร่อน ท่ีคาดการณ์ไม่เกิน 2 น้ิว จะไดป้ริมาณนํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลออกจากท่อ 

ดงัน้ี  125,500 ลิตร / 2 น้ิว ในเวลาการยบัย ั้งไดส้าํเร็จใชเ้วลา 5 นาที จะไดป้ริมาณการร่ัวไหลจากท่อ 62,500 ลิตร 

                    6.1.1.2 นํ้ามนัสาํเร็จรูป ไดแ้ก่นํ้ามนัดีเซล นํ้ามนัเบนซิล ใช ้ LOADING  ARM เช่ือมต่อกบั MANIFOLD เรือ 

จะใช ้LOADING ARM ขนาด 12 น้ิว สูบถ่ายผา่นท่อ 12 น้ิว ใช ้PUMP จากทางเรือสูบถ่ายนํ้ามนัจากเรือขึ้นถงัเก็บ จะมี

อตัราการไหล 700,000 ลิตร ต่อ ชัว่โมง  PRESSURE  MAX ท่ี 7 BAR  จาก PUMP เรือ และใน LINE ท่อรับจ่าย จะมี 

PRESSURE 7 BAR ใน 1 นาที จะมีอตัราการไหลผา่นท่อ 11,666 ลิตร ใชเ้วลาในการหยดุ PUMP เรือ  ลด PRESSIURE ใน 

LINE ท่อ และใช ้CAMP รัดท่อท่ีร่ัว ใชเ้วลา 5 นาที 

                              คาํณวนจากอตัราการไหล คูณดว้ยระยะเวลาท่ีใชใ้นการหยดุย ั้ง   

            แทนค่าตวัเลขในสูตร จะได ้  11,666 ลิตร x 5 นาที  ปริมาณท่ีนํ้ามนัหกร่ัวไหลออกจากท่อ ปริมาณ  58,330 ลิตร 

จากขนาดท่อ 12 น้ิว แต่รูร่ัวจากสนิมผกุร่อน ท่ีคาดการณ์ไม่เกิน 2 น้ิว จะไดป้ริมาณนํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลออกจากท่อ ดงัน้ี  

125,500 ลิตร / 2 น้ิว ในเวลาการยบัย ั้งไดส้าํเร็จใชเ้วลา 5 นาที จะไดป้ริมาณการร่ัวไหลจากท่อ 29,165 ลิตร 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 17 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

                

 

ชนิด

นํ้ามนั 

ขนาดท่อ ความยาว ปริมาณนํ้ามนั

ในท่อทั้งหมด 

แรงดนันํ้ามนั 

PRESSURE 

อตัราการไหล

ของนํ้ามนั

ในขณะสูบ

ผา่นท่อ 

จาํนวน

บุคคลา

กร 

เวลาท่ี

สามารถ

ยบัย ั้งการ

ร่ัวไหล 

ค่าความ

หนาแน่น

ของนํ้ามนั 

นํ้ามนัท่ีหก

ร่ัวไหลลง

ทะเล จากรู

ท่อ 2 น้ิว 

ดิบ 

CRUDE 

OIL 

  20 น้ิว 480 เมตร 132,175 ลิตร 7 BAR 25,000 ลิตร/

นาที 

20 คน 5 นาที 0.79 

g/cm3 

62,500 ลิตร 

ดิบ 

CRUDE 

OIL 

24 น้ิว 480 เมตร 91,590 ลิตร 7 BAR 25,000 ลิตร/

นาที 

20 คน 5 นาที 0.79  

g/cm3 

62,500 ลิตร 

นํ้ามนั

สาํเร็จรูป 

12 น้ิว 480 เมตร 32,696 ลิตร 7 BAR 11,666 ลิตร/

นาที 

20 คน 5 นาที 0.87  

g/cm3 

29,165 ลิตร 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 18 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

           6.2  ในเวลาทาํงาน ช่วงกลางคืนและวนัอาทิตย ์รวมถึง วนัหยดุนกัขตัฤกษ   ระยะเวลา 24 ชัว่โมง จะมีพนกังาน 

OPERATION ท่ีเขา้กะ เพียงกะเดียว มีจาํนวนพนกังาน 5 คน ในการทาํงาน ส่วนพนกังานอ่ืนจะอยูใ่นพื้นท่ีภายนอกพื้นท่ี 

บ.สยามแทงคเ์ทอร์มินลั จะเขา้มาสมทบอยา่งรวดเร็วไม่เกิน 10 นาที จากเม่ือไดรั้บแจง้เหตุ  เน่ืองจากระยะทางเดินทางไม่

เกิน 3 กิโลเมตร  ถา้เกิดเหตุฉุกเฉินสามารถปฏติัการหยดุย ั้งนํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลลงทะเลได ้อยา่งรวดเร็ว โดยคาํณวณเชิง

ปริมาณและระยะเวลาดงัน้ี                                                            

             6.2.1 นํ้ามนัหกร่ัวไหลท่ีท่า 1 ในการ DISCHARGE คาํณวณจากเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงและเม่ือเกิดเหตุนํ้ ามนั

หกร่ัวไหลลงทะเล จะมีปริมาณท่ีมาก คือ ท่อนํ้ามนัร่ัวจากสนิมหรือพื้นผิวในท่อบางไม่สามารถทนแรงดนัได ้โดย

เหตุการณ์วิกฤษท่ีสุด ท่ีสามารถเกิดขึ้นได ้เกิดจากท่อมีรูร่ัวกวา้ง 2 น้ิวดงัน้ี 

                    6.2.1.1 นํ้ามนัดิบ ใช ้ LOADING  ARM เช่ือมต่อกบั MANIFOLD เรือ จะใช ้LOADING ARM ขนาด 12 น้ิว 

สูบถ่ายผา่นท่อ 30/20 หรือ 24 น้ิว ใช ้PUMP จากทางเรือสูบถ่ายนํ้ามนัจากเรือขึ้นถงัเก็บ จะมีอตัราการไหล 1,500,000 ลิตร 

ต่อ ชัว่โมง  PRESSURE  MAX ท่ี 7 BAR  จาก PUMP เรือ และใน LINE ท่อรับจ่าย จะมี PRESSURE 7 BAR ใน 1 นาที 

จะมีอตัราการไหลผา่นท่อ 25,000 ลิตร ใชเ้วลาในการหยดุ PUMP เรือ  ลด PRESSIURE ใน LINE ท่อ และใช ้CAMP รัด

ท่อท่ีร่ัว ใชเ้วลา 10 นาที  คดิคาํณวนปริมาณนํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลลงทะเลจากทอ่ใชสู้ตรดงัน้ี 

                               คาํณวนจากอตัราการไหล คูณดว้ยระยะเวลาท่ีใชใ้นการหยดุย ั้ง   

            แทนค่าตวัเลขในสูตร จะได ้  25,000 ลิตร x 10 นาที  ปริมาณท่ีนํ้ามนัหกร่ัวไหลออกจากท่อ ปริมาณ  250,000 ลิตร 

จากขนาดท่อ 20 และ 24 น้ิว แต่รูร่ัวจากสนิมผกุร่อน ท่ีคาดการณ์ไม่เกิน 2 น้ิว จะไดป้ริมาณนํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลออกจากท่อ 

ดงัน้ี  250,000 ลิตร / 2 น้ิว ในเวลาการยบัย ั้งไดส้าํเร็จใชเ้วลา 10 นาที จะไดป้ริมาณการร่ัวไหลจากท่อ 125,000 ลิตร 

                    6.1.1.2 นํ้ามนัสาํเร็จรูป ไดแ้ก่นํ้ามนัดีเซล นํ้ามนัเบนซิล ใช ้ LOADING  ARM เช่ือมต่อกบั MANIFOLD เรือ 

จะใช ้LOADING ARM ขนาด 12 น้ิว สูบถ่ายผา่นท่อ 12 น้ิว ใช ้PUMP จากทางเรือสูบถ่ายนํ้ามนัจากเรือขึ้นถงัเก็บ จะมี

อตัราการไหล 700,000 ลิตร ต่อ ชัว่โมง  PRESSURE  MAX ท่ี 7 BAR  จาก PUMP เรือ และใน LINE ท่อรับจ่าย จะมี 

PRESSURE 7 BAR ใน 1 นาที จะมีอตัราการไหลผา่นท่อ 11,666 ลิตร ใชเ้วลาในการหยดุ PUMP เรือ  ลด PRESSIURE ใน 

LINE ท่อ และใช ้CAMP รัดท่อท่ีร่ัว ใชเ้วลา 10 นาที 

                              คาํณวนจากอตัราการไหล คูณดว้ยระยะเวลาท่ีใชใ้นการหยดุย ั้ง   

            แทนค่าตวัเลขในสูตร จะได ้  11,666 ลิตร x 10 นาที  ปริมาณท่ีนํ้ามนัหกร่ัวไหลออกจากท่อ ปริมาณ  116,666 ลิตร 

จากขนาดท่อ 12 น้ิว แต่รูร่ัวจากสนิมผกุร่อน ท่ีคาดการณ์ไม่เกิน 2 น้ิว จะไดป้ริมาณนํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลออกจากท่อ ดงัน้ี  

125,500 ลิตร / 2 น้ิว ในเวลาการยบัย ั้งไดส้าํเร็จใชเ้วลา 10 นาที จะไดป้ริมาณการร่ัวไหลจากท่อ 58,333 ลิตร 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 19 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

                

ชนิด

นํ้ามนั 

ขนาดท่อ ความยาว ปริมาณนํ้ามนั

ในท่อทั้งหมด 

แรงดนันํ้ามนั 

PRESSURE 

อตัราการไหล

ของนํ้ามนั

ในขณะสูบ

ผา่นท่อ 

จาํนวน

บุคคลา

กร 

เวลาท่ี

สามารถ

ยบัย ั้งการ

ร่ัวไหล 

ค่าความ

หนาแน่น

ของนํ้ามนั 

นํ้ามนัท่ีหก

ร่ัวไหลลง

ทะเล จากรู

ท่อ 2 น้ิว 

ดิบ 

CRUDE 

OIL 

  20 น้ิว 480 เมตร 132,175 ลิตร 7 BAR 25,000 ลิตร/

นาที 

5 คน 10 นาที 0.79 

g/cm3 

125,000 

ลิตร 

ดิบ 

CRUDE 

OIL 

24 น้ิว 480 เมตร 91,590 ลิตร 7 BAR 25,000 ลิตร/

นาที 

5 คน 10 นาที 0.79  

g/cm3 

125,000 

ลิตร 

นํ้ามนั

สาํเร็จรูป 

12 น้ิว 480 เมตร 32,696 ลิตร 7 BAR 11,666 ลิตร/

นาที 

5 คน 10 นาที 0.87  

g/cm3 

58,333 

 ลิตร 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 20 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

7. ขอ้มูลและปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง  

7.1 ความถ่ีในการขนถ่าย ทาง บ.สยามแทงคเ์ทอร์มินลั เป็นคลงัรับฝากนํ้ามนัจากลูกคา้ภายนอก ความถ่ีในการขน

ถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นการขนถ่ายนํ้ามนัดิบ ของลูกคา้ BCP ท่ีนาํเรือเขา้มาขนถ่าย นํ้ามนัตลอดเวลา มีทั้งนาํ

นํ้ามนัเขา้ถงัเก็บและรับนํ้ามนัจากถงัเก็บเพื่อนาํไปเขา้โรงกลัน่ ดงัน้ี 

7.1.1 เรือใหญ่ ขนาดเรือ 100,000 เดตเวทตนั  นาํนํ้ามนัดิบเขา้ถงัเก็บ ในระยะ 1 เดือน จะมีโปรแกรมนาํเรือ

นาํนํ้ามนัมาเทียบทา่ 1 และ Pump จากเรือขึ้นถงัเก็บบนบก เดือนละ ประมาณ 3 ลาํ  ปริมาณการนาํเขา้

แต่ละคร้ังประมาณ 50 ลา้นลิตร ใชเ้วลาตัง่แต่เขา้เทียบจนออกจากท่า ลาํละประมาณ 48 ชัว่โมง หรือ 

2 วนั  

7.1.2 เรือเลก็เขา้รับนํ้ามนั ขนาดเรือ  2,000 – 6,000 เดตเวทตนั ในระยะ 1 เดือน จะมีโปรแกรมนาํเรือเขา้รับ

นํ้ามนั เทียบท่า 2 และ ท่า 3 โดยใชวิ้ธีปล่อยไหลจากถงัเกบ็ลงเรือ( Gravity ) เดือนละ  ประมาณ 30 -

50 ลาํ  ปริมาณการนาํออกจากเรือแต่ละลาํประมาณ 3-5 ลา้น ลิตร 

7.2 ความเป็นพิษของสินคา้ และความเสียหายท่ีอาจก่อให้เกิดต่อชีวิต  

          สินคา้ท่ีทาง บ.สยามแทงคเ์ทอร์มินลัรับขนถ่ายท่ีท่าเทียบเรือเป็นนํ้ามนัดิบและนํ้ามนั สาํเร็จรูป จาํพวก

นํ้ามนัดีเซล นํ้ามนัเบนซิล ไดแ้บ่งการเป็นพิษดงัน้ี 

7.2.1 ความเป็นพิษของนํ้ามนัต่อส่ิงแวดลอ้ม และความเสียหายต่อส่ิงมีชีวิต 

   ความกงัวลหลายดา้นหลงัจากเกิดเหตุการณ์นํ้ามนัร่ัว ส่งผลกระทบทางตรงต่อระบบนิเวศ แมจ้ะไม่

เกิดขึ้นในทนัที แต่ก็จะยงัคงอยูร่ะยะยาวและค่อยๆซึมลึกสู่ใตน้ํ้าและหาดทรายจากสารพิษตกคา้ง อีก

ทั้งการกาํจดัไม่ง่ายท่ีจะขจดัใหห้มดจดในคราวเดียว 

7.2.1.1 ผลกระทบต่อสัตวน์ํ้า 

         ส่ิงมีชีวิตท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดคงหนีไม่พน้สัตวน์อ้ยใหญ่ท่ีอาศยัอยูใ่นระบบนิเวศทาง

ทะเล สัตวท์ะเลท่ีแหวกวา่ยในนํ้าลึกไดรั้บผลกระทบจากการร่ัวไหลนอ้ยลง แต่ภยัพิบติัจากนํ้ามนัใกล้

ชายฝ่ังมกัจะสร้างความเสียหายใหก้บันกชายฝ่ังและสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมในทะเลท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณ

ชายทะเลและบนพื้นผิวของมหาสมุทรมากท่ีสุด และต่อไปน้ีคือตวัอยา่งของส่ิงมีชีวิตท่ีไดรั้บ

ผลกระทบ จากเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดขึ้นมาแลว้ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 21 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

1. นก  นกท่ีออกหากินตามชายฝ่ังอาจมีความเส่ียงเป็นพเิศษเน่ืองจากนํ้ามนัปกคลุมพื้นผิว

มหาสมุทร ท่ีพวกมนักินเขา้ไปและนํ้ามนัท่ีไหลซึมอยูต่ามชายหาดท่ีมนัเดินหาอาหาร และรังของ

มนัท่ีมีคราบนํ้ามนัไปเกาะ เม่ือนกถูกปกคลุมไปดว้ยนํ้ามนั มนัจะทาํใหข้นนกไร้ประโยชน์ 

เพราะมนัไปทาํใหฉ้นวนบนขนนกลดประสิทธิภาพลง ความอบอุ่นในร่างกายจึงลดลง ซ่ึงเร่ือง

ฉนวนบนขนสัตวน้ี์ ใชไ้ดก้บัหล่าสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีมีจนในทะเลดว้ย อยา่งเช่น นากทะเลและ

แมวนํ้า ท่ีมีขนใหค้วามอบอุ่นเช่นเดียวกนั หากตวัมนัมีแต่นํ้ามนัท่ีทาํใหป้ระสิทธิภาพการอบอุ่น

ร่างกายลดลง พวกมนัก็จะตายลงอยา่งชา้ การการท่ีภูมิคุม้กนัตก 

2. ปลา นํ้ามนัท่ีหนากวา่บางชนิดจะจมลงสู่กน้มหาสมุทร โดยท่ีพวกปลามกักินเขา้ไป นํ้ามนัท่ีกิน

เขา้ไปจะไม่ฆ่าพวกมนัในทนัที แต่จะมีสารพิษสะสมอยูใ่นตบัและอวยัวะอ่ืนๆ นานพอท่ี

ชาวประมงจะจบัขึ้นมาเพื่อมาเป็นอาหารซีฟู้ดใหก้บัเรา 

3. ปูหรือหอยท่ีอาศยัอยูใ่นทราย   นํ้ามนัท่ีมีความเขม้ขน้สูงจะฆ่าปูท่ีโตเตม็วยั ในขณะท่ีปริมาณท่ี

นอ้ยกวา่อาจเป็นอนัตรายต่อทารกและไข่ของพวกมนั สัตวท่ี์ไม่มีกระดูกสันหลงัเหล่าน้ีเป็น

องคป์ระกอบสาํคญัของระบบนิเวศชายหาดของเราเพราะ "ทุกคนกินพวกมนั" และสัตวอ่ื์นๆ เช่น 

เต่า โลมา วาฬ แมงกะพรุน เป็นตน้ สัตวเ์หล่าน้ีลว้นไดรั้บอนัตรายการการร่ัวไหลของนํ้ามนั 

แมว้า่พวกมนัจะรู้ตวัและหนีไปไดท้นั แต่ก็ยงัเส่ียงอยูดี่ 

4. ผลกระทบต่อพืชทะเล  การร่ัวไหลของนํ้ามนัท่ีล่องลอยอยูเ่หนือผิวนํ้านั้น ส่งผลใหอ้อกซิเจนใน

นํ้าลดลงและแสงส่องไม่ถึงพชืทะเล ในพื้นท่ีทีมีพืชทะเลเติบโตอยู ่รวมไปถึงปะการัง 

       ภายหลงัจากท่ีมีนํ้ามนัดิบหกร่ัวไหลลงทะเล  อาจจะพบเห็น ทาร์บอลล ์(Tarball) ท่ีมีลกัษณะเป็น

กอ้นเหนียวสีดาํคลา้ยยางมะตอยอยูต่ามริมทะเล โขดหิน ซ่ึงยงัตอ้งใชเ้วลาอีกนานในการยอ่ยสลาย 

และหลงัจากนั้นก็เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟู ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาเป็นปีกวา่สารพิษจะหมดไปจากทะเลและ

ชายหาด รวมถึงการทาํใหท้ราย โขดหิน ปะการังตามชายหาดกลบัมาสะอาดเหมือนเดิม 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 22 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

                              7.2.1.2  นํ้ ามนัดิบร่ัวไหลลงทะเลและคราบนํ้ามนัในทะเลอนัตรายต่อสุขภาพมนุษย ์

        1. การสัมผสันํ้ามนัดิบหรือคราบนํ้ามนัในทะเลทาํใหเ้กิดการระคายเคืองตามผิวหนงั เป็นผืน่คนั 

แสบร้อน เกิดแผลและติดเช้ือได ้รวมถึงสารพิษจะซึมเขา้สู่ผิวหนงัทาํใหเ้กิดอนัตรายอยา่งต่อเน่ืองใน

ระยะยาว เช่น มะเร็งผิงหนงั เป็นตน้ 

        2. การสูดดมกลิ่นเหม็นของนํ้ามนัและสารเคมีทาํให้ปอดไดรั้บสารพิษ เกิดอาการปอดอกัเสบ 

โรคระบบทางเดินหายใจ 

        3. การรับสารพษิโดยการดูดซึมทางร่างกายอาจจะทาํใหส้ารพิษไปสะสมในไตจนเกิดภาวะไต

เส่ือมและไตวายได ้

         4. ความกระทบกระเทือนทางระบบประสาท ปวดศีรษะ วิงเวียน ตาพร่า หวัใจเตน้ผิดปกติ และ

มีเลือดออกจากอวยัวะต่าง ๆ 

         5. หากไดรั้บสารพิษเป็นระยะเวลานานและในระยะยาว อาจเกิดอนัตรายถึงขั้นสารพิษทาํลาย

ระบบประสาทการควบคุมการเคล่ือนไหว ทาํใหไ้ม่สามารถทรงตวัและไม่สามารถเดินไดเ้ป็นปกติ 

และอาจรุนแรงถึงขั้นเป็นมะเร็งในท่ีสุด 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 23 จาก 121 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
2 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

10/2/66 

 

 

7.3 คุณสมบติัของนํ้ามนั 

7.3.1 นํ้ามนัดิบ ( CRUDE OIL ) 

นํ้ามนัดิบเป็นสารสีเหลืองถึงดาํเหนียวขน้ พบในแหล่งธรรมชาติใตดิ้น สร้างโดยการทบัถมกนัของ

ซากพืชและสัตว?เป็นเวลานานนบัลา้นปี ซ่ึงถูกทบัดว้ยชั้นทรายและหิน  นํ้ามนัดิบถูกสูบขึ้นมาจากใต้

ดินเพื่อนาํเขา้กระบวนการกลัน่ใหเ้ป็นผลิตภณัทปิ์โตรเลียมต่างๆ มีสารประกอบไฮโดรคาร์บอน , 

ปรอท , กาํมะถนั และสารประกอบซลัเฟอร์ผสมปริมาณท่ีมาก  

                    7.3.2   นํ้ามนัดีเซล (Diesel Fuel) เป็นเช้ือเพลิงชนิดหน่ึงท่ีไดจ้ากกระบวนการกลัน่นํ้ามนัดิบ โดยมีช่วงจุด  

                              เดือดอยู่ระหวา่ง 150-350 องศาเซลเซียส ใชส้าํหรับเคร่ืองยนตดี์เซล ลกัษณะใสออกเหลืองเลก็นอ้ย มี  

                              ความหนืดมากกวา่นํ้ามนัเบนซิน  ลกัษณะทางเคมีของนํ้ามนัดีเซลมีจาํนวนอะตอม C13-C14 (สูตรเคมี  

                              C14H30) ประกอบดว้ยสายไฮโดรคาร์บอนและองคป์ระกอบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ กาํมะถนั ออกซิเจน และ 

                               ไนโตรเจน 

• ปริมาณกาํมะถนั (Sulphur) กาํมะถนัในนํ้ามนัดีเซลเม่ือเผาไหมก้บัอากาศจะกลายเป็นกา๊ซ

ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) และซลัเฟอร์ไตรออกไซด ์(SO3) ซ่ึงจะทาํปฏิกิริยากบันํ้าหรือความช้ืน

กลายเป็นกรดกาํมะถนั  ทาํใหเ้กิดการกดักร่อนช้ินส่วนต่างๆของเคร่ืองยนต ์การกดักร่อนของ

กาํมะถนัในนํ้ามนัมีดว้ยกนั 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรกเกิดจากการกดักร่อนภายหลงัการเผาไหม ้เม่ือถูก

เผาไหมก้็จะเกิดก๊าซซลัเฟอร์ออกไซด ์ซ่ึงเม่ือรวมกบันํ้าจะกลายเป็นสารละลายท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด และ

จะทาํการกดักร่อนช้ินส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองยนต ์
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 16 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

                ระบบการป้องกนัของทางบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั เร่ือง LINE ท่อนํ้ามนัท่ีมีความยาวจากถงัเก็บจนถึงหนา้ท่า

เทียบเรือท่า 1 ท่ีมีระยะยาว 2 กิโลเมตร นั้น เพื่อเป็นการป้องกนันํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลลงทะเลเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินจากท่อร่ัว 

ทะลุ ไม่ใหมี้ปริมาณท่ีมาก  จึงไดมี้การติดตั้งระบบหยดุจ่ายนํ้ามนัฉุกเฉิน (Emergency ShutDown System - ESD)บริเวณ

LINE ท่อนํ้ามนัแนวพื้นบนบกและมีปุ่ มกดแจง้เหตุซ่ึงจะถูกติดตั้งอยูใ่นหอ้งควบคุมบริเวณท่าเทียบเรือทุกท่า                                                          

                ระบบหยดุจ่ายนํ้ามนัฉุกเฉินมีหนา้ท่ีรับคา่การกดจากปุ่ ม ESD และส่งสญัญาณแจง้เหตุมายงัระบบ SCADA โดย

ผา่น Fiber Optic Cable ในกรณีฉุกเฉิน เม่ือกดปุ่ ม ESD ระบบ ESD ทาํหนา้ท่ีส่งสัญญาณแจง้เหตุเพื่อปิดวาลว์ในแต่ละLine 

ท่อ ท่ีเก่ียวขอ้งทนัที โดยในส่วนท่ออ่ืนๆยงัสามารถจ่ายนํ้ามนัไดต้ามปกติ ทั้งน้ี มีการตรวจสอบการทาํงานของระบบ ESD 

อยา่งสมํ่าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าระบบทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 16 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

                                                                       ผงัท่าเทียบเรือและลานถงั 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 17 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

                                                              แนว LINE ท่อรับจ่ายนํ้ามนับริเวณท่าเทียบเรือ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 18 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 19 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

Section 2 

การกาํหนดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 20 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

1. ความรับผิดชอบและหน้าท่ี (Responsibility and Authority) 

 เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานของระบบสั่งการ ประสานงาน และจดัการตลอดจนความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและทรัพยากร 

ท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการควบคุมนํ้ามนัร่ัวไหลลงสู่ทะเลในสถานการณ์นํ้ามนัหกร่ัวไหลลงสู่ 

ทะเล  บริษทั สยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั  ไดท้าํการจดัผงัองคก์รปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ใหพ้นกังานทุกระดบัของบริษทั 

ท่ีปรากฏในองคก์ร  มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในภาวะฉุกเฉินตอ้งปฎิบติัตามหนา้ท่ีกาํหนดไว ้เพื่อใหภ้าวะฉุกเฉินเขา้สู่ปกติ 

อยา่งปลอดภยัและรวดเร็วลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้นอ้ยท่ีสุด  

 

2. มาตรการในการปฏิบัติ 

        เพื่อใหก้ารรับมือกบัภาวะฉุกเฉินในกรณีนํ้ามนัและสารเคมีหกร่ัวไหลลงทะเลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภยั บริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั ไดว้างมาตรการปฏิบติัไว ้3 แนวทางคือ 

1. มาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุการณ์ก่อนเกิดภาวะฉุกเฉิน 

2. มาตรการตอบโตร้ะหวา่งเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

3. มาตรการฟ้ืนฟูภายหลงัเกิดภาวะฉุกเฉิน 

มาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุการณ์ก่อนเกิดภาวะฉุกเฉินประกอบไปดว้ย 

1. การใหค้วามรู้แก่บุคคลากรเก่ียวกบัการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งทุกขั้นตอน การตรวจสอบ ตรวจเซ็คอุปกรณ์  

ระบบการ Loading นํ้ามนั และระบบท่อทางต่างๆเพื่อไม่ใหเ้กิดการร่ัวไหล การเตรียมพร้อม ตรวจสอบ

บาํรุงรักษาอุปกรณ์ในการขจดัคราบนํ้ามนัและสารเคมีใหพ้ร้อมอยูเ่สมอ 

2. การจดัเตรียมบุคลากร ใหค้วามรู้ ความชาํนาญเก่ียวกบัขั้นตอนในการใชอุ้ปกรณ์ขจดัคราบนํ้ามนัและสารเคมี

ตลอดจนแผนการปฏิบติัในภาวะฉุกเฉิน  โดยจดัใหมี้การอบรม ฝึกซอ้มการปฏิบติัตามแผนฉุกเฉินนํ้ามนัหก

ร่ัวไหลเป็นประจาํทุกปี ปีละ 1 คร้ัง 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 21 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

มาตรการตอบโตร้ะหวา่งเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินประกอบไปดว้ย 

1. กาํหนดระดบัความรุนแรง  โดยผูส้ั่งการในท่ีเกิดเหตุจะเป็นผูพ้ิจารณา  เพื่อประเมินหาแนวทางท่ีเหมาะสมใน

การจดัการกบัเหตุการณ์การร่ัวไหลของนํ้ามนัและสารเคมีดงัน้ี 

ระดบัความรุนแรงของการหกร่ัวไหล 

ระดบั Tier 1 ร่ัวไหลเลก็นอ้ย การหกร่ัวไหลของสารเคมีและนํ้ามนัลงทะเล  ปริมาณไม่เกิน 10 ตนั หรือการหก           

ร่ัวไหลของเคมีภณัฑล์งสู่ทะเลในปริมาณท่ีสามารถควบคุมการแพร่กระจายไดด้ว้ยพนกังานและอุปกรณ์ท่ีมีอยู ่

ระดบั Tier 2 ร่ัวไหลปานกลาง การหกร่ัวไหลของสารเคมีและนํ้ามนัลงทะเล  ปริมาณระหวา่ง 10 - 100 ตนั 

หรือการหก ร่ัวไหลของเคมีภณัฑล์งสู่ทะเลในปริมาณท่ีไมส่ามารถควบคุมการแพร่กระจายไดด้ว้ยพนกังาน

และอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น จาํเป็นตอ้งขอความช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ระดบั Tier 3 ร่ัวไหลปริมาณมาก การหกร่ัวไหลของสารเคมีและนํ้ามนัลงทะเล  ปริมาณตัง่แต่ 100 ตนั หรือการ

หก ร่ัวไหลของเคมีภณัฑล์งสู่ทะเลในปริมาณท่ีมากมีการแพร่กระจายเป็นบริเวณกวา้ง  มีแนวโนม้ท่ีจะควบคุม

ลาํบาก และอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อพื้นท่ีและประชากรท่ีอาศยัอยู่โดยรอบพื้นท่ี จาํเป็นตอ้งขอความ

ช่วยเหลือระดบันานาชาติ  เพื่อปฏิบติัการรับมือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 22 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

      3.  การกาํหนดหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

1. พ.อ.อ.สมบติั  บุญยอ้ย  ผูอ้าํนวยการคลงัและท่าเรือ เป็นผูอ้าํนวยการแผนปฏิบติัการประจาํท่าเรือเพื่อป้องกนัและ

ขจดัมลพิษทางนํ้า  พิจารณาประกาศใชแ้ผนปฏิบติัการฯและยกเลิก  

2. นายเสกสรร  ศรีส่วน  ผูจ้ดัการคลงัและท่าเรือ มีหนา้ท่ีเป็นผูค้วบคุมสั่งการทุกหน่วยงานปฏิบติัการตาม

แผนปฏิบติัการประจาํท่าเรือเพื่อป้องกนัและขจดัมลพษิทางนํ้า พิจารณาการเขา้ควบคุมนํ้ามนัและขจดัคราบ

นํ้ามนั พร้อมแจง้รายงานการปฏิบติัการต่อผูอ้าํนวยการแผนปฏิบติัการประจาํท่าเรือเพื่อป้องกนัและขจดัมลพิษ

ทางนํ้า 

3. นายธณชัพงศ ์ พฒันสารีวงศ ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการคลงัและท่าเรือ มีหนา้ท่ีเป็นผูค้วบคุมดูแลเรือปฏิบติัการเก็บคราบ

นํ้ามนั ตามแผนปฏิบติัการประจาํท่าเรือเพื่อป้องกนัและขจดัมลพิษทางนํ้า 

4. นางนนัทพร  วรกิจนิติพนัธ ์ ฝ่ายบุคล มีหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงาน โทรแจง้ติดต่อหน่วยงานภายนอก เม่ือเกิด

เหตุการณ์และขอความช่วยเหลือตามแผนปฏิบติัการประจาํท่าเรือเพื่อป้องกนัและขจดัมลพิษทางนํ้า ตามคาํสั่งผู ้

ควบคุมสั่งการ 

5. น.ส นารี   จบศรี ฝ่ายธุรการท่าเรือ มีหนา้ท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลข่าวสารแก่หน่วยงานต่างๆเม่ือเกิดเหตุการณ์ตาม

แผนปฏิบติัการประจาํท่าเรือเพื่อป้องกนัและขจดัมลพษิทางนํ้า ตามคาํสั่งผูอ้าํนวยการคลงัและท่าเรือ 

6. นายสรรเสริญ  บุญโทน หวัหนา้หน่วยงานความปลอดภยั มีหนา้ท่ี ควบคุมดูแลดา้นความปลอดภยั ใหแ้ก่

พนกังานในการปฏิบติัการและควบคุมดูแลดา้นการรักษาความปลอดภยั  

7. น.ส เพญ็นภา   สันดวงดี มีหนา้ท่ีเป็นผูรั้กษาพยาบาลเบ้ืองตน้พร้อมประสานงานในการจดัส่งพนกังานผูบ้าดเจ็บ

ไปรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล  

8. นายรัตนชยั  รู้จิตร หวัหนา้ดบัเพลิง มีหนา้ท่ีเป็นทีมชุดปฏิบติัการเก็บคราบนํ้ามนัตามแผนปฏิบติัการประจาํ

ท่าเรือเพื่อป้องกนัและขจดัมลพิษทางนํ้า 

9. นายสบาย  ตุ่ยไชย หวัหนา้ซ่อมบาํรุง มีหนา้ท่ี ตดัแยกระบบ และหยดุการร่ัวไหลของนํ้ามนัร่วมกบัหวัหนา้กะ             

ตามแผนปฏิบติัการประจาํท่าเรือเพื่อป้องกนัและขจดัมลพิษทางนํ้า     
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 23 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

10. หวัหนา้กะทุกกะ มีหนา้ท่ีเป็นร่วมทาํการหยดุการร่ัวไหลและปิดระบบการรับจ่ายทั้งหมด พร้อมแจง้ทางเรือเม่ือ

เกิดเหตุการณ์ ตามแผนปฏิบติัการประจาํท่าเรือเพื่อป้องกนัและขจดัมลพิษทางนํ้า     

11. นายสุวิทย ์  โหราศาสตร์  LOADING MASTER  มีหนา้ท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลรายละเอียดชนิดนํ้ามนั จาํนวนนํ้ามนัแก่

ผูค้วบคุมสั่งการ ตามแผนปฏิบติัการประจาํท่าเรือเพื่อป้องกนัและขจดัมลพิษทางนํ้า  อยูท่ี่ศูนยค์วบคุมทีม

สับสนุนขอ้มูลดา้นเทคนิค 

12. พนกังานกะฝ่ายปฏิบติัการ มีหนา้ท่ีเป็นทีมปฏิบติัการในเรือขจดัคราบนํ้ามนั ตามแผนปฏิบติัการประจาํท่าเรือ

เพื่อป้องกนัและขจดัมลพิษทางนํ้า     

13. หน่วยงานอ่ืนๆเป็นทีมสนบัสนุนตามการร้องขอจากผูค้วบคุมสั่งการ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 24 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

                                             ผังองค์กรแผนฉุกเฉินกรณีน้ํามันร่ัวไหลในทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมสนับสนุนข้อมูลเทคนิค 

1. ผู้ควบคุมด้านการปฎิบัติงาน 

2. ผู้ควบคุมด้านการปฎิบัติงานทางทะเล 

3. ผู้ควบคุมด้านการทําความสะอาด

ชายฝ่ัง 

4. ผู้ควบคุมด้านซ่อมบํารุง 

5. ผู้ควบคุมศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

  ผู้อาํนวยการภาวะแผนฉุกเฉิน 

ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ( ECC ) 

ทีมสนับสนุนข้อมูลท่ัวไป 

1. ผู้ควบคุมด้านส่ิงแวดล้อม 

2. ผู้ควบคุมด้านความปลอดภัย 

3. ผู้ควบคุมด้านประชาสัมพนัธ์ 

4. ผู้ควบคุมด้านธุรการ 

5. ผู้ควบคุมด้านทรัพยากรบุคคล 

6. ผู้ควบคุมด้านอุปกรณ์สนับสนุน 

7. ผู้ควบคุมด้านรักษาความปลอดภัยและ

ดับเพลงิ 

  
 

 

ทีมปฐม

พยาบาล 

ทีมปฏิบัติการ 

    หน้าท่า 

 ทีมตรวจสอบ 

จํานวนพนักงาน 

ทีมประสานงาน

ประจาํพ้ืนท่ี 

ทีมจัดการ     

น้ํามันหก      

ร่ัวไหล 

 ทีมซ่อมบํารุง 

ผู้ส่ังการภาวะฉุกเฉิน 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 25 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

ตาํแหน่ง ผูรั้บผิดชอบ      ผู ้

ปฏิบติัการ

แทน 

               หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

ก่อนเกิดเหตุนํ้ามนั

หกร่ัวไหล 

ขณะเกิดเหตุนํ้ามนัหก

ร่ัวไหล 

หลงัเกิดเหตุนํ้ามนัหก

ร่ัวไหล 

ผูอ้าํนวยการ

แผนฉุกเฉิน

นํ้ามนัหก

ร่ัวไหล 

ผูอ้าํนวยการ

คลงัและ

ท่าเรือ 

ผูจ้ดัการ

ฝ่าย

ปฏิบติัการ 

1. กาํหนดแนวทาง

ปฎิบติัดา้นความ 

ปลอดภยัในพื้น

รับผิดชอบ 

2. สนบัสนุนดา้น

การฝึกอบรมตาม 

แผนควบคุมภาวะ

ฉุกเฉิน 

3. ทาํความเขา้ใจใน

แผนฉุกเฉินของคลงั 

และพื้นท่ี 

1. ใหค้าํปรึกษาแก่ผูส้ั่ง

การภาวะฉุกเฉินทีม

ปฎิบติัการทีม

สนบัสนุนต่าง ๆ ใน

การควบคุมนํ้ามนั

ร่ัวไหลในทะเล 

2. เป็นผูอ้นุมติัและ

ตดัสินใจดาํเนินการสั่ง

การควบคุมเหตุนํ้ามนั

ร่ัวไหลในทะเลใน

ภาวะปกติ 

1. เป็นผูป้ระกาศยกเลิก

แผนฉุกเฉินระดบั 

บริษทัเม่ือเหตุการณ์

เขา้สู่ภาวะปกติ 

2. สนบัสนุนในการ

ฟ้ืนฟูดา้นต่าง ๆ หลงั

เกิดเหตุนํ้ามนัร่ัวไหล

ในทะเล 

3. เป็นผูอ้นุมติัในการ

เร่ิมดาํเนินการหลงัจาก

มีการแกไ้ขฟ้ืนฟู 

4. ร่วมสอบสวนเหตุ

ฉุกเฉินฯ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 26 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ตาํแหน่ง ผูรั้บผิดชอบ      ผู ้

ปฏิบติัการ

แทน 

  หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

ก่อนเกิดเหตุนํ้ามนัหกร่ัวไหล ขณะเกิดเหตุนํ้ามนั

หกร่ัวไหล 

หลงัเกิดเหตุ

นํ้ามนัหก

ร่ัวไหล 

ผู้ควบคุม 

ด้านการ 

ปฎิบัติงาน 

ท่าเรือ 

ผู้จัดการ

ฝ่าย

ปฏิบัติการ 

หัวหน้า

กะ 

ฝ่าย 

ท่าเรือ 

1.สนบัสนุนดา้นการฝึกอบรม 

ตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

2.ทาํความเขา้ใจแผนฉุกเฉินของ 

คลงัและประจาํพื้นท่ี 

1. เป็นหวัหนา้ทีม

สนบัสนุนขอ้มูลดา้น

เทคนิคการควบคุม

นํ้ามนัร่ัวไหลใน

ทะเลโดยเป็นผูใ้ห้

ขอ้มูล 

และเป็นผูส้รุป

ประเด็นสาํคญัแจง้

ใหผู้ส้ั่งการภาวะ

ฉุกเฉินและทีม

สนบัสนุนอ่ืน ๆ 

รับทราบ 

2. ปฎิบติัหนา้ท่ี

ตามท่ีไดรั้บมอบจาก

ผูอ้าํนวยการภาวะ

ฉุกเฉิน 

 

1. ระดม

ความคิด

สนบัสนุน

ขอ้มูลดา้น

เทคนิคในการ

เขา้ 

ตรวจสอบพื้นท่ี

และฟ้ืนฟ ู

2. สนบัสนุนใน

การฟ้ืนฟูดา้น

ต่าง ๆหลงัเกิด

เหตุนํ้ามนั

ร่ัวไหลในทะเล 

3. ร่วม

สอบสวนเหตุ

ฉุกเฉิน 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 27 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบ      ผู้

ปฏิบัติการ

แทน 

               หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ก่อนเกดิเหตุน้ํามัน

หกร่ัวไหล 

ขณะเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

หลงัเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

ผูส้ั่งการ 

ภาวะ 

ฉุกเฉิน  

 

ผูจ้ดัการ 

แผนก 

กรณีเกิด 

เหตุท่ีลาน 

ถงั 

(Tank 

Farm) 

1. ผูช่้วย 

ผูจ้ดัการ 

แผนกฯ 

2.หวัหนา้ 

กะ 

1. สนบัสนุนดา้น

การฝึกอบรมตาม

แผนควบคุมภาวะ

ฉุกเฉินฯ 

2. ทาํความเขา้ใจ

แผนฉุกเฉินของคลงั 

3. จดัเตรียมขั้นตอน

ในการระงบัเหตุฯ 

และประสานตาม

แผนฉุกเฉินฯประจาํ

พื้นท่ี 

  

1.ประเมินสถานการณ์

และสั่งการควบคุมให้

เหตุนํ้ามนัร่ัวไหลใน

ทะเล อยูใ่นขอบเขต

จาํกดัและเขา้สู่ภาวะ

ปกติ 

2. สั่งการตดัแยกระบบ

นํ้ามนัและเช้ือเพลิง

ต่าง ๆและประสาน 

งานกบัทีมตอบโตเ้หตุ

ฉุกเฉิน (Emergency 

response team) และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยเป็น

ผูน้าํในการสั่งการ 

3.ตรวจสอบผูสู้ญหาย

และหากมีผูสู้ญหาย

หรือบาดเจ็บตอ้ง

ประสานงาน

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ช่วยเหลือโดยด่วน 

1. เป็นผูข้อยกเลิกแผน

ฉุกเฉินระดบั 1 เม่ือ

เหตุการณ์เขา้สู่ภาวะ

ปกติ 

2. ประสานงานและ

สนบัสนุนหน่วยงาน

ต่าง ๆในการฟ้ืนฟูหลงั

เกิดเหตุนํ้ามนัร่ัวไหล

ในทะเล 

3. ร่วมสอบสวนเหตุ

ฉุกเฉินฯ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 28 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบ      ผู้

ปฏิบัติการ

แทน 

               หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ก่อนเกดิเหตุน้ํามัน

หกร่ัวไหล 

ขณะเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

หลงัเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

ผูค้วบคุม 

ดา้นการ 

ปฎิบติั 

งานทาง 

ทะเล 

Loading 

Master 

 

 1. สนบัสนุนดา้น

การฝึกอบรมตาม

แผนควบคุมภาวะ

ฉุกเฉินฯ 

2. ทาํความเขา้ใจ

แผนฉุกเฉินของคลงั 

3. จดัเตรียมขอ้มูล

และขั้นตอนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการ

วางแผนในการระงบั

เหตุนํ้ามนัร่ัวไหลใน

ทะเล 

1. เป็นสมาชิกในทีม

สนบัสนุนขอ้มูลดา้น

เทคนิคในการระงบั 

เหตุภาวะฉุกเฉินฯ 

2. ใหข้อ้มูลการระงบั

เหตุฯท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การคาํนวณการ

พยากรณ์ 

เหตุการณ์ร่ัวไหลของ

นํ้ามนัและผลกระทบ 

3. ปฎิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

ไดรั้บมอบจาก

ผูอ้าํนวยการภาวะ

ฉุกเฉินฯ 

 

1. ใหก้ารสนบัสนุน

ขอ้มูลดา้นเทคนิคใน

การเขา้ตรวจสอบพื้น 

ท่ี และฟ้ืนพูฯ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 29 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบ      ผู้

ปฏิบัติการ

แทน 

               หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ก่อนเกดิเหตุน้ํามัน

หกร่ัวไหล 

ขณะเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

หลงัเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

ผูค้วบคุม 

ดา้นซ่อม 

บาํรุง 

 

หวัหนา้ 

แผนกซ่อม 

บาํรุง 

ผูช่้วย 

หวัหนา้

แผนก 

1. สนบัสนุนดา้น

การฝึกอบรมตาม

แผนควบคุมภาวะ

ฉุกเฉินฯ 

2. ทาํความเขา้ใจ

แผนฉุกเฉินของคลงั 

3. จดัเตรียมขอ้มูล

และขั้นตอนในการ

ประสานงานดา้น

การซ่อมบาํรุง 

4.ตรวจสอบดูแล

อุปกรณ์ขจดัคราบ

นํ้ามนั และเรือขจดั

คราบนํ้ามนั 

 

1. เป็นสมาชิกในทีม

สนบัสนุนขอ้มูลดา้น

เทคนิคในการระงบั

เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน 

2. ใหข้อ้มูลการระงบั

เหตุฯท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานซ่อมบาํรุง 

3. ปฎิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

ไดรั้บมอบจาก

ผูอ้าํนวยการภาวะ

ฉุกเฉิน 

1. ใหก้ารสนบัสนุน

ขอ้มูลดา้นเทคนิคใน

การเขา้ตรวจสอบ 

ดา้นขอ้มูลในการเขา้

ตรวจสอบพื้นท่ี และ

ฟ้ืนฟูฯ 

2. จดักาํลงัคนและ

วางแผนงานในการ

ซ่อมแซมเคร่ืองจกัร 

อุปกรณ์เพื่อใหพ้ร้อม

ใชง้าน 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 30 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบ      ผู้

ปฏิบัติการ

แทน 

               หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ก่อนเกดิเหตุน้ํามัน

หกร่ัวไหล 

ขณะเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

หลงัเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

ผูค้วบคุม 

ดา้นการ 

ทาํความ 

สะอาดชาย 

ฝ่ัง 

หวัหนา้งาน 

ความปลอด 

ภยัและหวั 

หนา้งาน 

ดบัเพลิง 

 1. สนบัสนุนดา้น

การฝึกอบรมตาม

แผนควบคุมภาวะ

ฉุกเฉิน 

2. ทาํความเขา้ใจ

แผนฉุกเฉินของคลงั 

3. จดัเตรียมกาํลงัพล

และซกัซอ้มความ

เขา้ใจในการทาํความ

สะอาด 

ชายฝ่ัง 

1. เป็นสมาชิกในทีม

สนบัสนุนขอ้มูลดา้น

เทคนิคในการระงบั

เหตุภาวะฉุกเฉินฯ 

2. ใหข้อ้มูลการระงบั

เหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดักาํลงัพลและการทาํ

ความสะอาดายฝ่ัง 

3. ปฎิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

ไดรั้บมอบหมายจาก

ผูอ้าํนวยการภาวะ

ฉุกเฉิน 

1. ใหก้ารสนบัสนุนใน

ดา้นของกาํลงัพลใน

การทาํความสะอาด

ชายฝ่ัง 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 31 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบ      ผู้

ปฏิบัติการ

แทน 

    หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ก่อนเกดิเหตุน้ํามัน

หกร่ัวไหล 

ขณะเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

หลงัเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

ผูค้วบคุม 

ศูนยค์วบ 

คุมภาวะ 

ฉุกเฉิน 

หวัหนา้งาน 

ความ 

ปลอดภยั 

1. ผูช่้วย 

ผูจ้ดัการ 

แผนกฯ 

2. หวัหนา้ 

กะ 

1. สนบัสนุนดา้น

การฝึกอบรมตาม

แผนควบคุมฉุกเฉินฯ 

2. ทาํความเขา้ใจ

แผนฉุกเฉินของคลงั 

3. จดัเตรียมและ

วางแผนในการ

ประสานงานทั้ง

ภายในและภายนอก 

โรงงาน ในการระงบั

และสนบัสนุนเหตุ

นํ้ามนัร่ัวไหลใน

ทะเล 

1. เป็นสมาชิกในทีม

สนบัสนุนขอ้มูลดา้น

เทคนิคในการระงบั

เหตุภาวะฉุกเฉินฯ 

2. ประสานงาน

หน่วยงานต่าง ๆทั้ง

ภายนอกและภายใน

โรงงานในการระงบั

เหตุนํ้ามนัร่ัวไหล 

3. ใหข้อ้มูลการระงบั

เหตุฯท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขอ้มูลฉุกเฉินขอ้มูล

สารเคมีทิศทางลม, 

แรงดนันํ้าดบัเพลิงเป็น

ตน้ 

4. ปฎิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

ไดรั้บมอบหมายจาก

ผูอ้าํนวยการภาวะ

ฉุกเฉิน 

1. ใหก้ารสนบัสนุน

ดา้นเทคนิคในการเขา้

ตรวจสอบพื้นท่ีและ 

ฟ้ืนฟูฯ 

2. ประสานงาน

หน่วยงานต่างทั้ง

ภายนอกและภายใน

คลงั 

3. ร่วมสอบสวนเหตุ

ฉุกเฉิน 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 32 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบ      ผู้

ปฏิบัติการ

แทน 

               หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ก่อนเกดิเหตุน้ํามัน

หกร่ัวไหล 

ขณะเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

หลงัเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

ผูค้วบคุม 

ดา้นการ 

พยาบาล 

แผนก 

ธุระการ 

 1. สนบัสนุนดา้น

การฝึกอบรมตาม

แผนควบคุมภาวะ

ฉุกเฉิน 

2. ทาํความเขา้ใจ

แผนกฉุกเฉินของ

คลงั 

3. จดัเตรียมขั้นตอน 

และวางแผนในการ

ปฐมพยาบาลและ

การส่งต่อ 

ผูบ้าดเจ็บในเหตุ

ฉุกเฉินฯ 

1. เป็นสมาชิกในทีม

สนบัสนุนขอ้มูลทัว่ไป 

2. ใหก้ารปฐมพยาบาล

และส่งต่อผูบ้าดเจ็บ

ไปโรงพยาบาล 

3. รายงานสถานการณ์

และสถานะของ

ผูบ้าดเจ็บต่อ

ผูอ้าํนวยการภาวะ

ฉุกเฉิน 

4. ปฎิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

ไดรั้บมอบจาก

ผูอ้าํนวยการภาวะ

ฉุกเฉิน 

1. ใหก้ารสนบัสนุนใน

การฟ้ืนฟูหลงัเกิดเหตุ

ฉุกเฉินฯ 

2. ประสานงานกบั

โรงพยาบาลในการ

รักษาผูบ้าดเจ็บอยา่ง

ต่อ 

เน่ืองและติดต่อ

หน่วยงานต่าง ๆ 

ตามสิทธิของผูบ้าดเจ็บ

ท่ีไดรั้บ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 33 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบ      ผู้

ปฏิบัติการ

แทน 

               หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ก่อนเกดิเหตุน้ํามัน

หกร่ัวไหล 

ขณะเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

หลงัเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

ผูค้วบคุม 

ดา้นส่ิง 

แวดลอ้ม 

หวัหนา้งาน 

ความ

ปลอดภยั 

1. ผูช่้วยผู ้

จดัการ 

แผนกฯ 

2. หวัหนา้ 

กะ 

1.สนบัสนุนดา้นการ

ฝึกอบรมตามแผน

ควบคุมภาวะฉุกเฉิน

ฯ 

2. ทาํความเขา้ใจ

แผนฉุกเฉินของคลงั 

3. จดัเตรียมขั้นตอน 

และวางแผนในการ

จดัการดา้น

ส่ิงแวดลอ้มการ 

ส่งตรวจ การจดัการ

การของเสียเป็นตน้ 

1. เป็นสมาชิกทีม

สนบัสนุนขอ้มูลทัว่ไป 

2. ใหค้าํปรึกษาดา้น

ส่ิงแวดลอ้มแก่

หน่วยงานต่างๆ 

3. เก็บตวัอยา่งดา้น

ส่ิงแวดลอ้มในปริมาณ

ทะเลท่ีเกิดเหตุรวมถึง

บนพื้นดิน 

ทีไดรั้บผลกระทบ

วิเคราะห์ผล 

4. ปฎิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

ไดรั้บมอบจาก

ผูอ้าํนวยการภาวะ

ฉุกเฉิน 

1. ใหก้ารสนบัสนุนใน

การฟ้ืนฟูหลงัเกิดเหตุ

ฉุกเฉินฯ 

2. ประเมินและเสนอ

ทางในการจดัการ

ผลกระทบดา้น 

ส่ิงแวดลอ้ม 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 34 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบ      ผู้

ปฏิบัติการ

แทน 

               หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ก่อนเกดิเหตุน้ํามัน

หกร่ัวไหล 

ขณะเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

หลงัเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

ผูค้วบคุม 

ดา้นความ 

ปลอดภยั 

หวัหนา้งาน 

ความปลอด 

ภยั 

1. ผูช่้วยผู ้

จดัการ

แผนกฯ 

2. หวัหนา้

กะ 

1. สนบัสนุนดา้น

การฝึกอบรมตาม

แผนควบคุมภาวะ

ฉุกเฉินฯ 

2. ทาํความเขา้ใจ

แผนฉุกเฉินของคลงั 

3. จดัเตรียมขั้นตอน 

และใหค้าํแนะนาํใน

การปฎิบติัการระงบั

เหตุฉุกเฉินท่ี

ปลอดภยั และ

รองรับรถสนบัสนุน

จากหน่วยงาน

ภายนอกคลงั 

1. เป็นสมาชิกในทีม

สนบัสนุนขอ้มูลทัว่ไป 

2. ใหค้าํปรึกษาดา้น

ความปลอดภยัต่างๆ

แก่ทีมระงบัเหตุและ

ทีมสนบัสนุน 

3. ดาํเนินตามแผนใน

การนาํรถสนบัสนุน

การระงบัเหตุภายใน

คลงั 

4. ปฎิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

ไดรั้บมอบจาก

ผูอ้าํนวยการภาวะ

ฉุกเฉิน 

1. ใหก้ารสนบัสนุนใน

การฟ้ืนฟูหลงัเกิดเหตุ

ฉุกเฉินฯ 

2. ใหค้าํแนะนาํวิการ

ปฎิบติังานอยา่ง

ปลอดภยั 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 35 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบ      ผู้

ปฏิบัติการ

แทน 

               หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ก่อนเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

ขณะเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

หลงัเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

ผู ้

ควบคุม 

ดา้น 

ประชา 

สัมพนัธ ์

แผนกประ 

ชาสัมพนัธ์ 

และธุรการ 

 1. สนบัสนุนดา้นการ

ฝึกอบรมตามแผนควบ 

คุมภาวะฉุกเฉิน 

2.ทาํความเขา้ใจแผน 

ฉุกเฉินของคลงั 

3. จดัเตรียมขอ้มูลขั้น 

ตอนในการตอ้นรับ

ส่ือมวลชนขา้ราชการ

ประชาชน การควบคุม

ข่าวสารและการแถลง 

ข่าวในภาวะฉุกเฉิน 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

ไดรั้บมอบจาก  

ผูอ้าํนวยการภาวะฉุกเฉิน 

2. จดัเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน

ตามแผนท่ีไดจ้ดัเตรียมไว้

ในการตอ้นรับส่ือมวลชน

ขา้ราชการประชาชน 

ควบคุมข่าวสารกระจาย

ข่าวและจดัแถลงข่าวสรุป

เหตุการณ์ 

3. ประสานงานหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งภายนอกใน

การอพยพชาวบา้นท่ี

ไดรั้บผลกระทบและตอบ 

ขอ้ซกัถามการร้องเรียน

จากชาวบา้นและ

หน่วยงานราชการ 

1. จดัแถลงข่าวสรุป

เหตุการณ์ต่อส่ือมวลชน

และ 

ตอบขอ้ซกัถาม 

2. ลงพื้นท่ีชุมชน

โดยรอบโรงงาน และ

ประสานงานหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

เขา้แจง้ข่าวสารและทาํ

ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง 

3. ใหก้ารสนบัสนุนใน

การฟ้ืนฟูหลงัเกิดเหตุ

ฉุกเฉินฯ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 36 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบ      ผู้

ปฏิบัติการ

แทน 

     หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ก่อนเกดิเหตุน้ํามัน

หกร่ัวไหล 

ขณะเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

หลงัเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

ผูค้วบคุม 

ดา้นรักษา 

ความ 

ปลอดภยั 

หวัหนา้ 

งานความ 

ปลอดภยั 

1. ผูช่้วยผู ้

จดัการ

แผนก 

2. หวัหนา้

กะ 

1. สนบัสนุนดา้น

การฝึกอบรมตาม

แผนควบคุมภาวะ

ฉุกเฉินฯ 

2. ทาํความเขา้ใจ

แผนฉุกเฉินของคลงั 

3. จดัเตรียมขั้นตอน

ในการระงบัเหตุ, 

การจดัการจราจร, 

การอพยพ 

พนกังานในกรณีเหตุ

ฉุกเฉิน 

1. เป็นสมาชิกในทีม

สนบัสนุนทัว่ไป 

2. จดัทีมจดัการจราจร

ในเหตุฉุกเฉินและคดั

กรองบุคคลและ

อุปกรณ์ต่างๆท่ีเขา้

ออกคลงั 

3. จดัเตรียมความ

สะดวกอพยพ

พนกังานไปยงัจุดท่ี

ปลอดภยั 

4. เตรียมกาํลงัพลใน

สังกดัเพื่อสนบัสนุน

การทาํความสะอาด

ชายฝ่ัง 

5. ปฎิบติัตามหนา้ท่ี

ตามท่ีไดรั้บมอบจาก

ผูอ้าํนวยการภาวะ

ฉุกเฉินฯ 

1. ใหก้ารสนบัสนุนใน

การฟ้ืนฟูหลงัเกิดเหตุ

ฉุกเฉินฯ 

2. จดักาํลงัพลเฝ้าระวงั

บริเวณจุดเกิดเหตุ 

3. ควบคุมการผา่นเขา้ -

อกคลงัอ  
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 37 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบ      ผู้

ปฏิบัติการ

แทน 

     หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ก่อนเกดิเหตุน้ํามัน

หกร่ัวไหล 

ขณะเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

หลงัเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

ผูค้วบคุมดา้น

ธุระการ 

แผนก

ธุระการ 

 1. สนบัสนุนดา้น

การฝึกอบรมตาม

แผนฉุกเฉิน 

2. ทาํความเขา้ใจ

แผนฉุกเฉินของคลงั 

3. จดัเตรียมขั้นตอน

ในการจดั

ยานพาหนะ, การขน

ยา้ย Waste การ 

สนบัสนุนอาการ

เคร่ืองด่ืม, เคร่ืองมือ

ส่ือสารและอุปกรณ์

ส่ือสารต่างๆ 

ในภาวะฉุกเฉินฯ 

1. เป็นสมาชิกในทีม

สนบัสนุนทัว่ไป 

2. จดัยานพาหนะใน

การสนบัสนุน

หน่วยงานต่าง ๆ ใน

ภาวะฉุกเฉิน 

3. จดัรถขนยา้ย Waste 

ออกจากพื้นท่ีเกิดเหตุ 

เม่ือมีการร้องขอ 

4. จดัอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสนบัสนุน

หน่วยงานต่าง ๆ ใน

ภาวะฉุกเฉิน 

5. จดัสถานท่ีในการทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น

แถลงข่าวเป็นตน้

พร้อมอุปกรณ์ส่ือสาร 

 

1. ใหก้ารสนบัสนุนใน

การฟ้ืนฟูหลงัเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 38 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบ      ผู้

ปฏิบัติการ

แทน 

     หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ก่อนเกดิเหตุน้ํามัน

หกร่ัวไหล 

ขณะเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

หลงัเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

ผูค้วบคุม 

ดา้นอุปกรณ์ 

สนบัสนุน 

และรถ 

บรรทุก 

ขนยา้ย 

หวัหนา้ 

แผนกซ่อม 

บาํรุง 

หน.กะ 1. สนบัสนุนดา้น

การฝึกอบรมตาม

แผนควบคุมภาวะ

ฉุกเฉินฯ 

2. ทาํความเขา้ใจ

แผนฉุกเฉินของคลงั 

3. จดัเตรียมขั้นตอน

ในการสนบัสนุน

อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้

ในการระงบัเหตุและ

สนบัสนุนในภาวะ

ฉุกเฉิน 

4.จดัเตรียมขั้นตอน

ในการสนบัสนุน

รถบรรทุกหนกัท่ีใช้

ในการขนยา้ย 

คราบนํ้ามนัท่ี

ปนเป้ือน เพื่อนาํไป

บาํบดัต่อไป 

1. เป็นสมาชิกในทีม

สนบัสนุนทัว่ไป 

2. สนบัสนุนอุปกรณ์

ระงบัเหตุการณ์ต่าง ๆ 

3. จดัรถบรรทุกหนกั

เพื่อทาํการขนยา้ย

คราบนํ้ามนัท่ีปนเป้ือน

เพื่อนาํไปบาํบดัเม่ือมี

การร้อง 

ขอจากผูอ้าํนวยการ

ภาวะฉุกเฉิน 

4. ปฎิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

ไดรั้บมอบจาก

ผูอ้าํนวยการภาวะ

ฉุกเฉินฯ 

1. ใหก้ารสนบัสนุน

การฟ้ืนฟูหลงัเหตุ

ฉุกเฉินฯ 

2. จดัทาํรายการถึง

จาํนวนรายการอุปกรณ์

ทั้งหมด 

 

 

 



 

48 
 

 
บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 39 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบ      ผู้

ปฏิบัติการ

แทน 

     หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ก่อนเกดิเหตุน้ํามัน

หกร่ัวไหล 

ขณะเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

หลงัเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

ทีมกาํจดั 

นํ้ามนัร่ัว 

(Oil Spill 

Response) 

และทีมงาน 

ประจาํพื้นท่ี 

ผูจ้ดัการ 

แผนกท่าเรือ 

1. ผช.

ผูจ้ดัการ

แผนก

ท่าเรือ 

 

1. เขา้ร่วมการ

ฝึกอบรมตามแผน

ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

2. ทาํความเขา้ใจ

แผนฉุกเฉินของคลงั 

3. ฝึกซอ้มและเตรียม

ความพร้อมในการ

ปฎิบติัการระงบัเหตุ

ทางทะเล 

1. เป็นสมาชิกในทีม

ตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน 

2. ปฎิบติัการควบคุม

นํ้ามนัร่ัวไหล อาทิเช่น

ปล่อยทุ่นกกัคราบ

นํ้ามนัฉีดสารเคมีขจดั

คราบนํ้ามนั เป็นตน้ 

3. ประสานงาน

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

เม่ือเหตุฉุกเฉินรวมถึง

การตดัแยกระบบต่างๆ 

ท่ีสามารถสั่งการได้

จากหอ้งควบคุม 

4. ปฎิบติัหนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากผู ้

สั่งการภาวะฉุกเฉินฯ 

1. ใหก้ารสนบัสนุนใน

การฟ้ืนฟูหลงัเหตุ

ฉุกเฉินฯ 

2. ประสานงานกบัทีม 

ทาํความสะอาดชายฝ่ัง

กรณีนํ้ามนัขึ้นชายฝ่ัง 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 40 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบ      ผู้

ปฏิบัติการ

แทน 

     หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ก่อนเกดิเหตุน้ํามัน

หกร่ัวไหล 

ขณะเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

หลงัเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

ผูค้วบคุม 

บาํบดันํ้า 

มนัปน 

เป้ือน 

หวัหนา้ 

งานความ 

ปลอดภยั 

1. ผูช่้วยผู ้

จดัการ

แผนก 

2. หวัหนา้

กะ 

1. สนบัสนุนดา้น

การฝึกอบรมตาม

แผนควบคุมภาวะ

ฉุกเฉินฯ 

2. ทาํความเขา้ใจ

แผนฉุกเฉินของคลงั 

3. จดัเตรียมขั้นตอน

ในการบาํบดันํ้ามนัท่ี

ปนเป้ือนเพื่อรองรับ

แผน 

ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น 

 

1. เป็นสมาชิกในทีม

สนบัสนุนทัว่ไป 

2.จดักาํลงัพลในการ

บาํบดันํ้ามนัท่ี

ปนเป้ือนเม่ือมีการ

ขนส่งมาจากจุดเกิด

เหตุ 

3. ปฎิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

ไดรั้บมอบจาก

ผูอ้าํนวยการภาวะ

ฉุกเฉิน 

  

1. ใหก้ารสนบัสนุนใน

การฟ้ืนฟูหลงัเหตุ

ฉุกเฉินฯ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 41 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบ      ผู้

ปฏิบัติการ

แทน 

     หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ก่อนเกดิเหตุน้ํามัน

หกร่ัวไหล 

ขณะเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

หลงัเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

ทีมปฏิบติั 

การหนา้ท่า 

ผูจ้ดัการ 

แผนก 

ท่าเรือ 

1. ผูช่้วยผู ้

จดัการ

แผนกฯ 

2. หวัหนา้

กะ 

1. สนบัสนุนดา้น

การฝึกอบรมตาม

แผนควบคุมภาวะ

ฉุกเฉินฯ 

2. ทาํความเขา้ใจ

แผนฉุกเฉินของคลงั 

3. จดัเตรียมขั้นตอน

ในการตดัแยกระบบ

นํ้ามนัต่าง ๆ บนหนา้

ท่า 

1. เป็นสมาชิกในทีม

ตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน 

2. สั่งการตดัแยกระบบ

นํ้ามนัต่าง ๆ บนหนา้

ท่า 

3. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากผู ้

สั่งการภาวะฉุกเฉิน 

 

1. ใหก้ารสนบัสนุนใน

การฟ้ืนฟูหลงัเหตุ

ฉุกเฉินฯ 

2. จดัเตรียมระบบ

นํ้ามนับนท่าใหพ้ร้อม

เขา้สู่ภาวะปกติ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 42 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบ      ผู้

ปฏิบัติการ

แทน 

     หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ก่อนเกดิเหตุน้ํามัน

หกร่ัวไหล 

ขณะเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

หลงัเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

ทีมปฐม 

พยาบาล 

ประจาํพื้นท่ี 

 

หวัหนา้ฝ่าย

บุคคล 

 

พนกังาน

ธุระการ 

 

1. เขา้ร่วมการ

ฝึกอบรมและซอ้ม

แผนฯควบคุมภาวะ

ฉุกเฉิน 

2. ทาํความเขา้ใจ

แผนฉุกเฉินของคลงั 

และประจาํพื้นท่ี 

1. เขา้ร่วมช่วยเหลือ

และปฐมพยาบาล

ผูบ้าดเจ็บและแจง้

ขอ้มูลสั่งการภาวะ

ฉุกเฉินฯ 

2. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากผู ้

สั่งการภาวะฉุกเฉินฯ 

1. ใหก้ารสนบัสนุน 

ในการฟ้ืนฟูหลงัเหตุ

ฉุกเฉิน 

 

ทีมผูต้รวจ 

นบัจาํนวน 

พนกังาน 

หวัหนา้ฝ่าย

บุคคล 

 

พนกังาน

ธุระการ 

 

1. เขา้ร่วมการ

ฝึกอบรมและซอ้ม

แผนฯควบคุมภาวะ

ฉุกเฉินฯ 

2. ทาํความเขา้ใจ

แผนฉุกเฉินของคลงั 

และประจาํพื้นท่ี 

 

1. ตรวจนบัพนกังาน

ในพื้นท่ีเกิดเหตุ หากมี

ผูสู้ญหายตอ้งแจง้ต่อผู ้

สั่งการภาวะฉุกเฉินฯ 

2. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากผู ้

สั่งการภาวะฉุกเฉิน 

1. ใหก้ารสนบัสนุนใน

การฟ้ืนฟูหลงัเหตุ

ฉุกเฉินฯ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 43 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบ      ผู้

ปฏิบัติการ

แทน 

     หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ก่อนเกดิเหตุน้ํามัน

หกร่ัวไหล 

ขณะเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

หลงัเกดิเหตุน้ํามันหก

ร่ัวไหล 

ทีมซ่อม 

บาํรุง 

พนกังาน 

ซ่อมบาํรุง 

 1. เขา้ร่วมการ

ฝึกอบรมและซอ้ม

แผนฯ 

2. ทาํความเขา้ใจ

แผนฉุกเฉินของคลงั 

และประจาํพื้นท่ี 

1. ประสานงานซ่อม

บาํรุงอุปกรณ์ท่ีชาํรุด

เสียหาย 

2. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

ไดรั้บมอบหมายจาก

ผูอ้าํนวยการภาวะ

ฉุกเฉิน 

1. ใหก้ารสนบัสนุนใน

การฟ้ืนฟูหลงัเหตุ

ฉุกเฉินฯ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 44 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

4.ขั้นตอนการทาํงาน (Procedure) 

 

บริษทัจะจดัเตรียมความพร้อมสาํหรับภาวะฉุกเฉินกรณีนํ้ ามนัร่ัวไหลในทะเลเป็น 3 ระยะดงัน้ี 

 ระยะท่ี 1 : มาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับก่อนเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน 

 ระยะท่ี 2 : มาตรการโตต้อบใน ระหวา่ง เกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน 

 ระยะท่ี 3 : มาตรการฟ้ืนฟู ภายหลงั เกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน 

 

ระยะท่ี 1 : มาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับก่อนเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน 

 การดาํเนินงานสาํหรับระยะท่ี 1 : การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับก่อนเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินประกอบดว้ย 

     1.1 การจดัเตรียม การตรวจสอบ และการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกนัและระงบัเหตุนํ้ามนัร่ัวไหลในทะเล โดยกาํหนดให้

หน่วยงานฝ่ายของท่าเรือ (Port) และฝ่ายซ่อมบาํรุงของท่าเรือเป็นผูด้าํเนินการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ การเตือนภยั 

อุปกรณ์แจง้เหตุและระงบัเหตุภาวะฉุกเฉินส่วนอุปกรณ์ระงบัเหตุฉุกเฉินของคลงัและรถดบัเพลิงกาํหนดให้แผนกดบัเพลิง

เป็นผูด้าํเนินการเตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อมใชต้ลอดเวลา 

    1.2 การจดัเตรียมกาํลงัคน และการฝึกซอ้ม การปฏิบติัตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินตลอดจนการฝึกอบรมให ้พนกังานมี

ความรู้ในดา้นการระงบัเหตุนํ้ามนัร่ัวไหลในทะเลเพื่อใหเ้กิดความพร้อม เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินจึงจดัใหมี้การเตรียมพร้อม

และซอ้มแผนฉุกเฉินโดยทางฝ่ายท่าเรือร่วมกบัแผนกความปลอดภยั จดัทาํแผนฯ ในการฝึกซอ้มระงบัเหตุนํ้ามนัร่ัวไหลใน

ทะเล 

    1.3 การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนฉุกเฉินคลงัตามองคก์รแผนฉุกเฉินกรณี

นํ้ามนัร่ัวไหลในทะเลใหเ้ป็นไปตามแผนฉุกเฉินฉบบัน้ี ทั้งน้ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดงักล่าวจะตอ้งมีการปฏิบติัโดยเคร่งครัด 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 45 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ระยะท่ี 2 : มาตรการตอบโตใ้นระหวา่งเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน 

การดาํเนินงานสาํหรับระยะท่ี 2 : มาตรการตอบโตร้ะหวา่งเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินประกอบดว้ย 

2 .1 การกาํหนดระดบัของภาวะฉุกเฉินซ่ึงกาํหนดใหผู้ส้ั่งการภาวะฉุกเฉินเป็นผูป้ระเมินสถานการณ์และตดัสินใจ

ประกาศระดบัภาวะฉุกเฉินโดยมีหลกัการพิจารณาดงัน้ี 

แนวทางการพิจารณา 

ระดบัภาวะฉุกเฉิน 

ภาวะฉุกเฉินระดบั 1 ภาวะฉุกเฉินระดบั 2 ภาวะฉุกเฉินระดบั 3 

1. กาํลงัคนในการจดัทีมควบคุม

ภาวะฉุกเฉินนํ้ามนัในทะเลและ

อุปกรณ์ในการตอบโตน้ํ้ามนั

ร่ัวไหลในทะเลท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี 

          เพียงพอ เพียงพอ หรืออาจ         ไม่เพียงพอ 

  ขอความช่วยเหลือ   

      

2. อุปกรณ์ระงบัเหตุนํ้ามนัร่ัวไหล

ในทะเลและอุปกรณ์บาํบดัและ

กาํจดัของเสียท่ีเกิดขึ้น 

  

  

เพียงพอ 

  

  

  

เพียงพอหรือ 

อาจมีอุปกรณ์พิเศษ 

บางประเภทตอ้งขอ 

ความช่วยเหลือจาก 

หน่วยงานภายนอก 

          ไม่เพียงพอ 

  

  

 3. กาํลงัคนและอุปกรณ์ระงบัเหตุ

นํ้ามนัร่ัวไหลทะเลจากหน่วยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

ไม่จาํเป็น 

  

 

ไม่จาํเป็น 

  

 

ตอ้งการความ

ช่วยเหลือ 

  

4. ปริมาณนํ้ามนัร่ัวไหล  ไม่เกิน 10 ตนั 

          (Tier 1) 

มากกวา่ 10 ตนัแต่

ไม่เกิน 100 ตนั 

     ( Tier 2 ) 

มากกวา่ 100 ตนั 

           (Tier 3) 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 46 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

                2.2 การจดัองคก์รในการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน เพื่อใหก้ารตอบโต ้และการควบคุมภาวะฉุกเฉินนํ้ามนัร่ัวไหลใน

ทะเลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และต่อเน่ืองจึงไดก้าํหนดใหที้มควบคุมภาวะฉุกเฉินมีชุดปฏิบติั 2 ทีม ดงัน้ี 

                 2.2.1 ทีมปฏิบติัการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินนํ้ามนัร่ัวไหลในทะเลมีหนา้ท่ีในการตดัแยกระบบนํ้ามนัท่ีร่ัวไหล, วาง

ทุ่นกกันํ้ามนั, การใชอุ้ปกรณ์เก็บคราบนํ้ามนั และช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้ามนัร่ัวไหลในทะเล และการควบคมุการป้องกนั

ความสูญเสียของอุปกรณ์ของคลงั ซ่ึงองคป์ระกอบของทีมปฏิบติัการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ ไดแ้ก่ 

                             1. ผูบ้ญัชาการ คือ ผูส้ั่งการภาวะฉุกเฉิน 

                             2. ทีมปฏิบติัการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินนํ้ามนัร่ัวไหลในทะเลประกอบดว้ย 

                             3. ทีมประสานงานประจาํพื้นท่ี 

                             4. ทีมปฏิบติัการหนา้ท่า 

                             5. ทีม Oil Spill Response 

                             6. ทีมปฐมพยาบาลประจาํพื้นท่ี 

                             7. ทีมผูต้รวจสอบจาํนวนพนกังาน 

                              8. ทีมซ่อมบาํรุง 

 

หมายเหตุ : 1. การปฏิบติังานของทีมปฏิบติัการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ จะอยูท่ี่จุดเกิดเหตุ (Incident Area) 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 47 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

                     2.2.2  ทีมสนบัสนุน (Supporting Team) มีหนา้ท่ีในการสนบัสนุนในทุกๆดา้นแก่ทีมปฏิบติัการตอบโตภ้าวะ

ฉุกเฉินนํ้ามนัร่ัวไหลในทะเลอาทิเช่นการประสาน งานกบัทุกหน่วยงานภายนอกใหข้อ้มูลดา้นความปลอดภยั,ส่ิงแวดลอ้ม, 

พาหนะ และประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ องคป์ระกอบของทีมสนบัสนุน ไดแ้ก่ 

   1) ผูบ้ญัชาการ คือ ผูอ้าํนวยการภาวะฉุกเฉิน 

   2) สนบัสนุนขอ้มูลเทคนิค (Technical Supporting Team)  

   ประกอบ 

    - ผูค้วบคุมดา้นการปฏิบติังานท่าเรือ 

    - ผูค้วบคุมดา้นปฏิบติังานทางทะเล 

                                          - ผูค้วบคุมดา้นทาํความสะอาดชายฝ่ัง 

                                          - ผูค้วบคุมดา้นซ่อมบาํรุง 

                 - ผูค้วบคุมศนูยค์วบคุมภาวะฉุกเฉิน 

                                     3) ทีมสนบัสนุนขอ้มูลทัว่ไป (General Supporting Team) 

   - ผูค้วบคุมดา้นการพยาบาล 

   - ผูค้วบคุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

   - ผูค้วบคุมดา้นประชาสัมพนัธ์ 

   - ผูค้วบคุมดา้นความปลอดภยั 

   - ผูค้วบคุมทีมรักษาความปลอดภยั 

   - ผูค้วบคุมดา้นธุรการ 

   - ผูค้วบคุมดา้นอุปกรณ์สนบัสนุน 

   - ผูค้วบคุมดา้นรถบรรทุกหนกั 

   - ผูค้วบคุมบาํบดันํ้ามนัปนเป้ือน 

 

 

 

 

 



 

57 
 

 
บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 48 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

หมายเหตุ:  1. การปฏิบติังานของทีมสนบัสนุนจะอยูท่ี่ศูนยค์วบคุมภาวะฉุกเฉิน หรือบริเวณหน่วยงานนั้น ๆ  

2. หากมีหน่วยงานหรือบุคคลใดในบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกในทีมสนบัสนุนน้ีแต่มีความเก่ียวขอ้งใน

การสนบัสนุนฯให้อาํนวยการภาวะฉุกเฉินมีอาํนาจในการสั่งการในหน่วยงานหรือบุคคลดงักล่าว

ปฏิบติังานในแนวทางปฏิบติัสาํหรับภาวะฉุกเฉินร่ัวไหลส่วนท่ีรับผิดชอบ หรือไดรั้บมอบหมาย 

 

           2.3 แนวทางปฏิบติัสาํหรับภาวะฉุกเฉินร่ัวไหลในทะเลในระดบัต่างๆ 

   2.3.1 กรณีเหตุนํ้ามนัร่ัวไหลในทะเลระดบั Tier 1 

      1. ผูส้ั่งการภาวะฉุกเฉินประเมินสถานการณ์ เป็นเหตุนํ้ ามนัร่ัวไหลระดบั (Tier 1) ใหส้ั่งการพนกังานทุกคน

ปฏิบติัตามแผนฉุกเฉินนํ้ามนัร่ัวไหลของท่าเรือ 

                 2. ผูส้ั่งการภาวะฉุกเฉินสั่งการทีมปฏิบติังานหนา้ท่าเพื่อตดัแยกระบบนํ้ามนัร่ัวไหลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ

ท่อบนหนา้ท่า,สั่งการใหที้มประสานในภาวะฉุกเฉินแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสั่งการใหที้มกาํจดันํ้ามนัร่ัว

(OilSpillResponse) เขา้ตอบโตเ้หตุฉุกเฉินตามแผนฯ 

                3. ผูส้ั่งการภาวะฉุกเฉินประสานงานกบัทีมสนบัสนุนทางเทคนิคเพื่อปรึกษาและขอคาํแนะนาํในการระงบัเหตุ 

และประสานงานกบัทีมสนบัสนุนทัว่ไปเพื่อเฝ้าระวงัผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากนํ้ามนัร่ัวไหลในทะเล 

                4. ผูส้ั่งการภาวะฉุกเฉินตอ้งตรวจสอบจาํนวนพนกังานนบัตั้งแต่เกิดเหตุนํ้ามนัร่ัวไหลหากมีผูสู้ญหายตอ้ง

ประสานงานทีมตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯเขา้ช่วยเหลือ และหากมีผูบ้าดเจ็บตอ้งกาํหนดพน้ท่ีปลอดภยัสาํหรับปฐมพยาบาล

และประสานงานกบัทีมพยาบาลของคลงัในการช่วยเหลือ และส่งต่อผูบ้าดเจ็บ 

               5. เม่ือเหตุการณ์สู่ภาวะปกติ  ประกาศยกเลิกเหตุฉุกเฉินนํ้ามนัร่ัวไหลและแจง้ศูนยค์วบคุมภาวะฉุกเฉินเพื่อแจง้ให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกหน่วยรับทราบ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 49 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

2.3.2 กรณีนํ้ามนัร่ัวไหลในทะเลระดบั  Tier 2 

                      1. ผูส้ั่งการภาวะฉุกเฉินประเมินสถานการณ์ เห็นวา่เหตุนํ้ามนัร่ัวไหลมีการขยายตวัจนไม่สามารถควบคุม

สถานการณ์ไดเ้ป็นเหตุฉุกเฉินระดบั2ใหป้ระกาศเขา้สู่แผนฉุกเฉิน โดยแจง้ผา่นศูนยค์วบคุมภาวะฉุกเฉิน (EEC) เพื่อ

ประกาศเหตุฉุกเฉินใหทุ้กหน่วยงานทราบ 

                      2. ผูส้ั่งการภาวะฉุกเฉินประเมินสถานการณ์ร่วมทีมตอบโตภ้าวะฉุกเฉินนํ้ามนัร่ัวไหลฯและขอกาํลงัพลเสริม

จากหน่วยงานของฝ่ายท่าเรือ  

                     3. ผูส้ั่งการภาวะฉุกเฉินรายงานสถานการณ์และขอคาํปรึกษาจากผูอ้าํนวยการภาวะฉุกเฉินองคก์รภาวะฉุกเฉิน 

 4. ผูอ้าํนวยการภาวะฉุกเฉินประกาศจดัตั้งทีมสนบัสนุนการระงบัเหตุฉุกเฉินตามองคก์รภาวะฉุกเฉินนํ้ามนั

ร่ัวไหลในทะเล ระดบั 2 

                     5. ผูอ้าํนวยการภาวะฉุกเฉิน แจง้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการภายนอกและสมาคมอนุรักษ์

สภาพแวดลอ้มของกลุ่มอุตสาหกรรม  ( IESG ) 

        6. ทีมสนบัสนุนขอ้มูลดา้นเทคนิค, ทีมสนบัสนุนขอ้มูลทัว่ไป ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ สนบัสนุน

การระงบัเหตุนํ้ามนัร่ัวไหลในทะเล 

   7. ผูค้วบคุมดา้นทาํความสะอาดชายฝ่ังสั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีในสงักดัลงไปเตรียมพร้อมตามแนวชายฝ่ัง เพื่อ

รองรับเหตุการณ์กรณีมีนํ้ามนัขึ้นชายฝ่ัง 

        8. ผูอ้าํนวยการภาวะฉุกเฉิน สั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีศูนยค์วบคุมภาวะฉุกเฉินรายการสถานการณ์ใหก้รมเจา้ท่า,

กองเรือยทุธการและกรมควบคุมมลพิษรับทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

        9. เม่ือเหตุการณ์เขา้สู่ภาวะปกติใหผู้ส้ั่งการภาวะฉุกเฉินรายงานเหตุการณ์และเสนอขอยกเลิกภาวะฉุกเฉินต่อ

ผูอ้าํนวยการภาวะฉุกเฉินซ่ึงหากผูอ้าํนวยการฯพิจารณาขอ้มูลเห็นวา่เหมาะสมแก่การยกเลิกเหตุภาวะฉุกเฉินก็จะเป็นผู ้

ประกาศยกเลิกเหตุฉุกเฉินและสั่งการใหศู้นยค์วบคุมภาวะฉุกเฉินแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกหน่วยงานรับทราบ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 50 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

2.3.3 กรณีเหตุนํ้ามนัร่ัวไหลในทะเลระดบั 3 (Tier 3) เทียบเท่ากบัแผนฉุกเฉินจงัหวดั 

  1. ผูส้ั่งการภาวะฉุกเฉินประเมินสถานการณ์ เห็นวา่นํ้ามนัร่ัวไหลขยายตวัขนาดใหญ่ไม่สามารถควบคุม

เหตุการณ์ใด เป็นเหตุฉุกเฉินระดบั 3 ใหป้ระกาศเขา้สู่แผนฉุกเฉินจงัหวดั 

  2. ผูอ้าํนวยการภาวะฉุกเฉินสั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีศูนยค์วบคุมภาวะฉุกเฉินขอความช่วยเหลือ เร่ืองอุปกรณ์

ระงบัเหตุต่าง ๆ เช่น ทุ่นกกันํ้ ามนั (Boom) และสารเคมี(Oil Dispersants เป็นตน้จากกรมเจา้ท่า และสมาคมอนุรักษ์

สภาพแวดลอ้มของกลุ่มอุตสาหกรรม  ( IESG ) 

  3. ทีมสนบัสนุนท่ีตอ้งประสานงานกบัหน่วยราชการนอก อาทิเช่น ผู ้ควบคุมดา้นประชาสัมพนัธ์, จราจร. 

ความปลอดภยั เป็นตน้ จะตอ้งจดัเจา้หนา้ท่ีอยา่งนอ้ย 1คนในการประสานงาน (Mutual aid Coordinator) 

  4. นายอาํเภอเป็นผูมี้อาํนาจในการสั่งการสูงสุด และร่วมกบัผูอ้าํนวยการคลงัดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ

ภาวะฉุกเฉินร่วมซ่ึงจะตอ้งรายงานสถานการณ์เหตุนํ้ามนัร่ัวไหลในทะเลใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัรับทราบเหตุการณ์ 

  5. เจา้หนา้ท่ีกรมเจา้ท่า และของกองเรือยทุธการ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีคลงัร่วมควบคุม

นํ้ามนัร่ัวไหลและการขยายตวัใหญ่ต่อไปเร่ือยๆ จะตอ้งขออนุมติัใชแ้ผนฉุกเฉินระดบั 3 จงัหวดั ซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัจะ

เป็นผูบ้ญัชาการสูงสุดในการอาํนวยการระงบัเหตุนํ้ามนัร่ัวไหลในทะเล 

  6.หากสามารถควบคุมสถานการณ์และระงบัเหตุไดใ้หผู้ส้ั่งการภาวะฉุกเฉินรายงานสถานการณ์และเสนอ

ขอยกเลิกภาวะฉุกเฉินต่อผูอ้าํนวยการภาวะฉุกเฉินร่วม(นายอาํเภอและผูอ้าํนวยการคลงัซ่ึงผูอ้าํนวยการภาวะฉุกเฉินร่วม

หารือกนัซ่ึงหากพิจารณาขอ้มูลเห็นวา่เหมาะสมแก่การยกเลิกเหตุภาวะฉุกเฉินก็จะประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉิน 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 51 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

            เหตุการณ์ : 1. ในกรณีการระงบัเหตุนํ้ามนัร่ัวไหลในทะเลหากมีเหตุเพลิงไหมห้รือสารเคมีอนัตรายร่ัวไหลร่วมดว้ย

ใหผู้ส้ั่งการภาวะฉุกเฉินเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินใจในการปฏิบติังานโดยมีแนวทางดงัน้ี 

  1.1 กรณีมีเหตุเพลิงไหมใ้ห้ระงบัเหตุเบ้ือตน้ หากมีการขยายตวัขนาดใหญ่ใหร้้องขอทีมดบัเพลิงของคลงั

จากแผนดบัเพลิงเขา้ระงบัเหตุและใหแ้ผนฉุกเฉินประจาํพื้นท่ีกรณีเพลิงไหม ้

  1.2 กรณีนํ้ามนัอนัตรายร่ัวไหลมาก ใหร้้องขอทีมกูภ้ยัจากแผนกดบัเพลิงเขา้ระงบัเหตุ และใชแ้ผนฉุกเฉิน

ประจาํพื้นท่ีกรณีสารเคมีอนัตรายร่ัวไหล 

 

 2.3.4  แนวทางการปฏิบติัสาํหรับเร่ืองอ่ืน ๆ ในภาวะฉุกเฉินฯ 

 1. อุปกรณ์ส่ือสารในเหตุฉุกเฉิน 

  1.1 อุปกรณ์เป็นในการส่ือสาร ไดแ้ก่ วิทยส่ืุอสาร, มือถือ เป็นตน้ 

  1.2 กาํหนดช่องการส่ือสารหลกัในการประสานงานระงบัเหตุฉุกเฉิน คือ วิทยุUHF  ช่องความถ่ี คล่ืน 

430.150 MHZหรือ ช่อง VHF  156.300 MHZ  

  1.3 การส่ือสารภายในหน่วย หรือ แผนกของทีมสนบัสนุนต่าง ๆ ใหใ้ชวิ้ทย ุ ช่องความถ่ีการใชง้านของ

บริษทัฯคือ วิทย ุUHF ช่องความถ่ี คล่ืน 430.150 MHZ 

หมายเหตุ : แผนกธุรการเป็นผูดู้แลอุปกรณ์ส่ือสารของบริษทัและใหก้ารสนบัสนุนดงัน้ี 

              2.. การแถลงข่าวเบ้ืองตน้ และการประชาสัมพนัธ์ผูมี้อาํนาจในการใหข้่าว หรือการแถลงข่าวเบ้ืองตน้ของบริษทัมี

ดงัน้ี 

  - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

  - ผูอ้าํนวยการคลงั 

   

 

 

 

 

 



 

61 
 

 
บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 52 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

3. การเบิกจ่ายเงินสดในกรณีเหตุฉุกเฉิน 

                  ไดจ้ดัตั้งงบประมาณในการใชจ่้ายเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ปฏิบติัการตามแผนปฏิบติัการประจาํท่าเรือเพื่อ

ป้องกนัและขจดัคราบนํ้ามนั เป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณโดยมีรายละเอียด

การใชจ่้ายงบประมาณดงัน้ี 

                      -  ค่าใชจ่้ายในกรณีเหตุฉุกเฉินหมายถึง ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ อาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองมืออุปกรณ์ในระหวา่ง

การระงบัเหตุฉุกเฉิน แต่ไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ในการฟ้ืนฟู หลงัเกิดเหตุฉุกเฉิน 

         -  แผนกความปลอดภยัจะเป็นผูเ้สนอของงบประมาณประจาํปีสาํหรับใชใ้นกรณีเหตุฉุกเฉิน 

                     -  หลงัจากเหตุการณ์เขา้สู่ภาวะปกติให้ผูจ้ดัการแผนกความปลอดภยัสรุปค่าใชจ่้ายส่งแผนกบญัชีต่อไป 

 

   ระยะท่ี 3 : มาตรการฟ้ืนฟู ภายหลงั เกดิเหตุภาวะฉุกเฉิน 

            1.  การดาํเนินงานสาํหรับระยะท่ี 3 : มาตรการฟ้ืนฟูภายหลงัเหตุนํ้ามนัร่ัวไหลในทะเลส้ินสุดลง หรือเหตุเพลิง

ไหมส้ิ้นสุดลง 

   1..1 การสอบสวนอุบติัการณ์ และการประเมินความสูญเสีย เม่ือเหตุฉุกเฉินเขา้สู่สภาวะปกติ ผูส้ั่งการภาวะฉุกเฉิน

จะตอ้งจดัทาํรายงานเหตุฉุกเฉินเบ้ืองตน้ซ่ึงจะตอ้งส่งถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากนั้นจะตอ้งมีการจดัทีม 

วิเคราะห์เหตุฉุกเฉินและการประเมินความสูญเสีย 

               2.  การดาํเนินการหลงัเหตุฉุกเฉินส้ินสุดลงหลงัจากมีการแกไ้ขจดัการกบัสภาพพื้นท่ีบริเวณจุดเกิดเหตุ แกไ้ข

อุปกรณ์เคร่ืองจกัต่าง ๆ และจดัการของเสียเรียบร้อยแลว้ ใหมี้แนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

   2.1 ในกรณีเป็นเหตุนํ้ามนัร่ัวไหลในทะเล ระดบั 1 ใหผู้อ้าํนวยการฝ่ายของท่าเรือเป็นผูต้ดัสินใจในการดาํเนินการ

ตามปกติ 

   2.2 ในกรณีเป็นเหตุนํ้ามนัร่ัวไหลในทะเลระดบั 2 และ 3ใหผู้บ้ริหารท่ีสูงกวา่ระดบัฝ่ายของทา่เรือเป็นผูต้ดัสินใจ

ในการดาํเนินงานปกติ 
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การทาํความสะอาดและจดัการของเสีย (Waste) 

             ประเภทของวสัดุ                  วิธีการแยก                   วิธีการกาํจดั 

นํ้ามนัท่ีไม่ปนเป้ือน 

Non-Emulsified Oil 

นํ้ามนัปนเป้ือน 

Emulsified Oil 

 

ใชห้ลกัแรงโนม้ถ่วงในการแยกนํ้า

ออกจากนํ้ามนั 

ส่วนผสมนํ้ามนัท่ีปนเป้ือนนํ้ าทาํการ

แยกนํ้าโดยความร้อน 

ใชส้ารเคมีแยกนํ้าผสมกบัทราย 

 

ใชน้ํ้ามนัท่ีแยกไดผ้สมกบันํ้ามนัเตา 

หรือนาํไปกลัน่ใหม่ 

ใชวิ้ธีเผาทราบท่ีไดน้าํกลบัคืนมาท่ีเดิม 

ทรายปนเป้ือนนํ้ามนั เก็บรวบรวมนํ้ามนัท่ีไหลจาก 

ทรายในระหวา่งพกัอยูท่ี่สถานท่ี 

เก็บชัว่คราว 

สกดันํ้ามนัจากทรายดว้ยการลา้งดว้ย

นํ้าหรือตวัทาํละลาย 

แยกกอ้นนํ้ามนัออกโดยตะแกรงร่อน 

ใชน้ํ้ามนัท่ีแยกไดผ้สมกบันํ้ามนัเตา 

หรือนาํไปกลัน่ใหม่ 

การฝังกลบ 

ใชวิ้ธีเผา 

ขยะซ่ึงเป็นไม,้พลาสติก,วชัพชืท่ี

ปนเป้ือนนํ้ามนัหรือวสัดุดูดซบันํ้ามนั 

เก็บรวบรวมนํ้ามนัท่ีไหลจากขยะ 

พลาสติก วชัพืช หรือวสัดุซบันํ้ามนั 

ใชน้ํ้าแรงดนัสูงฉีดลา้งนํ้ามนัออกจาก

ขยะ 

- รวบรวมส่งไปกาํจดัโดยบริษทัท่ีรับ

กาํจดัท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรม 

- การฝังลบ 

- การเผา 

- ใชวิ้การยอ่ยสลายตามธรรม 

ชาติหรือใชท้าํปุ๋ ยหมกักรณีเป็น

วชัพืชหรือวสัดุดูดซึมธรรมชาติ 
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                                                                       แผนภูมิการไหลของงาน (Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ไม่ใช่ 

 

 

 

                                                                                                                         ไม่ใช่  

 

 

 

                                                                                                      ใช่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เริ่มตน้ 

เกิดเหตนุํา้มนัรั่วไหลใน

 

นํ้ามนัร่ัวไหลฯระดบั 1 

ควบคุมตามแผนฉุกเฉิน 

กรณีนํ้ามนัร่ัวไหลประจาํพ้ืนท่ี 

สามารถควบคุม 

เขา้สู่ภาวะปกติ 

เหตุนํ้ามนัร่ัวไหลฯ  

ระดบั 2 

 

เหตุนํ้ามนัร่ัวไหลฯ ระดบั 3 

         ควบคุมตามแผนฉุกเฉิน 

   กรณีนํ้ามนัร่ัวไหลประจาํพ้ืนท่ี 

  สามารถควบคุม 

   เขา้สู่ภาวะปกติ ควบคุมตามแผน

ฉุกเฉินระดบัจงัหวดั 

สามารถควบคุม 

เขา้สู่ภาวะปกติ 

เหตุการณ์เขา้สู่ภาวะปกติ 

 

ประชมุ จบ 
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                 การขนส่งนํ้ามนัทางเรือ ตามกิจกรรมของบริษทั สยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั  การขนส่งนํ้ามนัผา่นท่อลงเรือ

แมจ้ะมีมาตรการป้องกนัดีเพียงใด โอกาสเกิดการหกร่ัวไหลลงทะเล ก็มีอยูเ่สมอ  เม่ือเกิดการหกร่ัวไหลลงทะเลจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อสภาพแวดลอ้มทางทะเล และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรตามธรรมชาติ การจะ

ฟ้ืนฟูใหก้ลบัมามีสภาพก่อนท่ีนํ้ามนัหกร่ัวไหลลงทะเลตอ้งใชเ้วลา  ดงันั้นแผนการปฏิบติัการประจาํท่าเรือเพื่อป้องกนั

และขจดัมลพษิทางทะเล เน่ืองจากนํ้ามนั ตอ้งทาํการปฏิบติัการอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสียหายให้

นอ้ยท่ีสุด  เม่ือมีการร่ัวไหลของนํ้ามนัลงสู่ทะเล  มลพิษท่ีเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ไดท้ั้งน้ี ความเสียหายขึ้นอยูก่บัปริมาณและชนิดของนํ้ามนัตลอดจนลกัษณะของสภาพแวดลอ้มในบริเวณนั้น ซ่ึงจะตอ้งมี

การสาํรวจ ตรวจสอบ เพื่อประเมินสถานการณ์ทนัทีท่ีไดรั้บแจง้เหตุ และดาํเนินการตามยทุธวิธีท่ีเหมาะสม เพื่อลด

ผลกระทบท่ีจะมีต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยจะตอ้งมีการรวบรวมและพิจารณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด เช่น ชนิดของนํ้ามนั 

ปริมาณการร่ัวไหล ทิศทางและความเร็วของกระแสนํ้า กระแสลม สภาพอากาศ ตลอดจนพื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัทาง

เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 

    การปฏิบติัการควบคุมและกาํจดันํ้ามนั ( OIL SPILL ACTION )  

         มีวิธีการปฏิบติัการตามระดบัต่างๆดงัน้ี 

1. ระดบัท่ี 1 การควบคุมและกาํจดันํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลของสารเคมีและนํ้ามนัลงทะเล  ปริมาณไม่เกิน 10 ตนั 

                   ระดบัน้ีอยูภ่ายใตก้ารสั่งการของศูนยค์วบคุมสั่งการของบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั โดยสามารถถใช้

อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีมีอยูเ่ขา้ควบคุมและกาํจดันํ้ามนัหรือสารเคมีท่ีหกร่ัวไหลได ้ โดยไม่ตอ้งขอความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานภายนอก อุปกรณ์ดงักล่าวคอื ทุ่นกกันํ้ามนั BOOM กบัสารทาํใหน้ํ้ามนัแตกตวั Dispersant ท่ีมีอยูภ่ายในบริษทั  

          วิธีการปฏิบติัการควบคุมและกาํจดันํ้ามนั 

      1.1   เรือรับเชือกจาํนวน 2 ลาํ ลาก Boom เขา้ลอ้มเพื่อควบคุมและกกันํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลไว ้ โดยลอ้มตามกระแสนํ้าท่ี

ไหล  

      1.2  เรือขจดัคราบนํ้ามนั TPP 1 วิ่งไปยงั Boom  ยก Diss Skimmer ท่ีอยูใ่นเรือ ลงในคราบนํ้ามนัท่ีถูกกกัเก็บอยูภ่าย 

Boom  ดูโคราบนํ้ามนัเขา้มาเก็บไวใ้นถงัเรือท่ีมีความจุ 40 ลูกบาศกเ์มตร โดยมีทีมปฏิบติัการผงัองคก์รแผนฉุกเฉินลง

ปฏิบติังานในเรือ 

     1.3  เรือ TUG  จาํนวน 2 ลาํ  พร้อมทีมปฏิบติัการว่ิงภายนอก Boom เพื่อหาคราบนํ้ามนัท่ีร่ัวไหล พร้อมฉีดนํ้ายา 

Dispersant  ลงบนคราบนํ้ามนัเพื่อกาํจดัคราบนํ้ามนั 
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2. ระดบัท่ี 2  การควบคุมและกาํจดันํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลของสารเคมีและนํ้ามนัลงทะเล  ปริมาณมากกวา่ 10 ตนั แต่ไม่

เกิน 100 ตนั  

               ระดบัน้ีอยูภ่ายใตก้ารสั่งการของศูนยค์วบคุมสั่งการของบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั โดยทางผูอ้าํนวยการ

ศูนย ์วิเคราะห์และพิจารณา จาํนวนปริมาณนํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหล  ความสามารถใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือท่ีมีอยูเ่ขา้ควบคุมและผู ้

ปฏิบติัการกาํจดันํ้ามนัหรือสารเคมีท่ีหกร่ัวไหลไดห้รือไม่  โดยอาจตอ้งมีการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก  

เน่ืองจาก ทุ่นกกันํ้ามนั BOOM  ท่ีมีอยูจ่าํนวน 600 เมตร ไม่สามารถกกัเก็บคาบนํ้ามนัได ้ทาํใหมี้นํ้ามนัหกร่ัวไหลออก

นอก Boom ในปริมาณท่ีมากเกินขดึความสามารถของนํ้ายา Dispersant ท่ีมีอยูภ่ายในบริษทัฯ สามารถกาํจดัสลายคราบ

นํ้ามนัได ้ 

           วิธีการปฏิบติัการควบคุมและกาํจดันํ้ามนั 

        2.1   เรือรับเชือกจาํนวน 2 ลาํ ลาก Boom เขา้ลอ้มเพื่อควบคุมและกกันํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลไว ้ โดยลอ้มตามกระแสนํ้าท่ี

ไหล  

       2.2   เรือขจดัคราบนํ้ามนั TPP 1 วิ่งไปยงั Boom  ยก Diss Skimmer ท่ีอยูใ่นเรือ ลงในคราบนํ้ามนัท่ีถูกกกัเก็บอยูภ่าย 

Boom  ดูดคราบนํ้ามนัเขา้มาเก็บไวใ้นถงัเรือท่ีมีความจุ 40 ลูกบาศกเ์มตร โดยมีทีมปฏิบติัการผงัองคก์รแผนฉุกเฉินลง

ปฏิบติังานในเรือ 

    2.3  เรือเก็บคราบนํ้ามนั TPP 2 วิ่งไปยงั Boom เพื่อใชอุ้ปกรณ์ Rovac ท่ีประจาํอยูท่ี่เรือ TPP 2 ใชดู้ดคราบนํ้ามนั โดย

ใชห้ลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตดี์เซล  ขบั PUMP ดูดอากาศดูดคราบนํ้ามนัผา่นถงักรอง  สามารถเก็บคราบนํ้ามนัได ้40 

ลูกบาศกเ์มตร ต่อชัว่โมง  เรือ TPP 2 มีขนาดความจุถงัเก็บในเรือจาํนวน 80 ลูกบาศกเ์มตร 

     2.4  เรือ TUG  จาํนวน 2 ลาํ  พร้อมทีมปฏิบติัการว่ิงภายนอก Boom เพื่อหาคราบนํ้ามนัท่ีร่ัวไหล พร้อมฉีดนํ้ายา 

Dispersant  ลงบนคราบนํ้ามนัเพื่อกาํจดัคราบนํ้ามนั พร้อมทีมปฏิบติัการนาํถงัฉีดคราบนํ้ามนัลงทาํการฉีดคราบนํ้ามนั 

       

3. ระดบัท่ี 3 การควบคุมและกาํจดันํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลของสารเคมีและนํ้ามนัลงทะเล  มากกวา่ 100 ตนั 

               ในระดบัการร่ัวไหลของนํ้ามนัหรือสารเคมีหกร่ัวไหลลงทะเล จาํนวนพนกังาน ทีมงานปฏิบติัการ อุปกรณ์ต่างๆ

เช่น Boom , นํ้ายา Dispersant , ถงักกัเก็บคราบนํ้ามนั และอุปกรณ์ดูคราบนํ้ามนั บอง บริษทัสยามแทงคมี์ไม่เพียงพอตอ้ง

ทาํการร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งภายนอก  และการร้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มสมาคม

อนุรักษส์ภาพแวดลอ้มของกลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ามนั (Oil Industry Environmental Safety Group Association — IESG) 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 58 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือเกดิน้ํามันหกร่ัวไหล 

1. ส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการทนัที (  IMMEDIATE ACTION )  ดาํเนินการโดยพนกังานปฏิบติัการท่ีพบเห็นเหตุการณ์ 

1.1 หยดุการร่ัวไหล หยดุการสูบถ่าย ปิดวาลว์สกดัท่ีเรือและท่า 

1.2 หยดุยั้งหรือกกัเก็บการร่ัวไหลของนํ้ามนัจากแหล่งตน้เหตุ หากสามารถทาํได ้

1.3 หยดุการรับ – จ่าย นํ้ามนั ลงเรือในท่าขา้งเคียง และแจง้ให้เตรียมพร้อมฉุกเฉิน 

1.4 ประเมินการเส่ียงต่ออคัคีภยั หาทางป้องกนัการเกิดประกายไฟ 

2. ส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเร็วได ้( AS SOON AS POSSIBLE ACTION ) 

2.1 รายงานผูบ้งัคบับญัชา ( ผจก.แผนกปฏิบติัการท่าเรือ ) 

2.2 ผจก.แผนกปฏิบติัการท่าเรือ 

2.2.1 ไปท่ีเกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการณ์เบ้ืองตน้ และบนัทึกขอ้มูลประเมิน OIL SPILL  

2.2.2 วิทยส่ืุอสารแจง้กลบัมายงัศูนยบ์ญัชาการ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสาํคญัมากท่ีสุด เช่นชนิดนํ้ ามนั 

จาํนวนนํ้ามนั คุณสมบติัของนํ้ามนั กระแสนํ้า กระแสลม ท่าเทียบเรือ 

2.2.3 รายงานต่อผูอ้าํนวยการคลงัและท่าเรือ 

                การตดัสินใจวา่จะใชวิ้ธีการใดในการขจดัคราบนํ้ามนั จะตอ้งมีการพิจารณา วิเคราะห์จากทีมขอ้มลูดา้นเทคนิค ท่ี

ประจาํศูนยค์วบคุมภาวะฉุกเฉิน ทั้งน้ี เพื่อท่ีจะไดเ้ลือกวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการท่ีจะลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก

คราบนํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลลงทะเล  สาํหรับผูท่ี้พิจารณาขอ้มูลดงักล่าว และตดัสินใจเลือกวิธีการขจดัคราบนํ้ามนัไดน้ั้น ตอ้ง

เป็นผูท่ี้มีความรู้ มีพื้นฐานความรู้ดา้นมลพิษจากนํ้ามนัและไดรั้บการฝึกอบรมทางดา้นน้ีในการขจดัคราบนํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหล

ลงทะเล มีประสิทธิภาพ ท่ีดี ปฏิบติัการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ลดการสูญเสียต่อสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรทางทะเล จะตอ้งมี

การดาํเนินการ  3  อยา่งดงัน้ี 
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ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

3.1 การติดตามและประเมินการเคล่ือนตวัของนํ้ามนั  

              ทะเลบริเวณหนา้เกาะสีชงัเป็นท่าเทียบเรือธรรมชาติ อนัเป็นท่ีรู้จกัของนกัเดินเรือทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

มามากกวา่ 200 ปี ทั้งน้ี เน่ืองจากสภาพทะเลระหวา่งเกาะสีชงัและเกาะขามใหญ่ มีลกัษณะเหมาะสมแก่การทอดสมอเรือ

ทั้งลกัษณะความกวา้งของพื้นผิวนํ้าท่ีกวา้งใหญ่ถึง 12 กิโลเมตร ความลึกของนํ้าทะเลระหวา่ง 6 – 30 เมตรและมีตวัเกาะ

เป็นกาํบงัลมอยา่งดีโดยท่าเทียบเรือบริษทั สยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั อยูด่า้นทิศใตข้องเกาะสีชงั ไม่มีแหล่งชุมชนอยู่

ใกลใ้นรัศมี 2 กิโลเมตร  

             การพิจารณาและประเมินจากสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีเกาะสีชงั  เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบติังาน 

เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินนํ้ ามนัหกร่ัวไหลลงทะเล  ในพื้นท่ีสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติท่ีมีผลกระทบต่อการเคล่ือนตงัของ

นํ้ ามนั ท่ีสําคญั คือ ทิศทางการไหลของกระแสนํ้ าขึ้นและลง  ความเร็วของกระแสนํ้ า กระแสลมในพื้นท่ีและสภาพพื้นท่ี

ทะเลบริเวณท่าเทียบเรือ  

1.1 ทิศทางการไหลของนํ้าทะเล กระแสนํ้าขึ้นและกระแสนํ้าลง จะมี 2 ทิศทางการไหลดงัน้ี 

1.1.1 ช่วงเวลานํ้าขึ้น จะมีกระแสนํ้ าไหลจากทิศใตข้องท่าเทียบเรือไหลขึ้นสู่ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือดว้ยความเร็ว

เฉล่ีย 0.2 – 0.5 เมตร / วินาที   มีสถานท่ีตอ้งเฝ้าระวงัมีความเส่ียงสูงต่อทิศทางกระแสนํ้ าพดัเขา้หาคือแนว

ชายหาดเขตพระราชสถาน1 กิโลเมตรและเขตชุมชน ระยะห่างประมาณ 2 กิโลเมตร  

1.1.2 ช่วงเวลากระแสนํ้าลง จะมีกระแสนํ้าจากทิศเหนือของท่าเทียบเรือ ไหลลงสู่ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ ดว้ย

ความเร็วเฉล่ีย 0.1 – 0.3 เมตร / วินาที  โดยดา้นทิศใตไ้ม่มีเขตพื้นท่ีชุมชนเน่ืองจากท่าเทียบเรือสยามแทงค์

เทอร์มินลั ตั้งอยูทิ่ศใตข้องเกาะสีชงัถา้เกิดมีเหตุฉุกเฉินนํ้ามนัหกร่ัวไหลลงทะเล กระแสนํ้าจะพดัออกสู่ทะเล

กวา้ง 
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         1.2 ลกัษณะภูมิอากาศในจงัหวดัชลบุรี มีลกัษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Climate) โดยไดรั้บอิทธิพล

จากทั้งลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม และไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ

ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์ ส่งผลใหอ้าํเภอเกาะสีชงัมีฤดูกาลแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 3 ฤดู ไดแ้ก่ 

 ฤดูร้อน เดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน อากาศค่อนขา้งอบอา้ว แต่ไม่ถึงกบัร้อนจดั 

 ฤดูฝน  เดือนกรกฏาคม-เดือนตุลาคม มีฝนตกกระจายทัว่ไป โดยมกัตกหนกัในทะเล 

 ฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพนัธ์ อากาศไมห่นาวจดั เยน็สบาย ทอ้งฟ้าสดใส ปลอดโปร่ง และมีแดด

ตลอดวนั นบัเป็นช่วงเวลาซ่ึงชายหาดจะคกึคกัไปดว้ยนกัท่องเท่ียว ส่วนภาคเกษตรในฤดูน้ีเป็นเวลาท่ีค่อนขา้งแลง้ เพราะ

ฝนทิ้งช่วงหลายเดือน 

          1.3  ทิศทางลม  ความเร็วลมเฉล่ียรายชัว่โมงใน เกาะสีชงั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัตามฤดูกาลตลอด

ระยะเวลาทั้งปีช่วงท่ีลมแรงกวา่ในปีนั้นมีระยะเวลานาน 7 เดือน ระหวา่งวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี 6 กนัยายน โดยมี

ความเร็วลมเฉล่ียสูงกวา่ 13.2 กิโลเมตรต่อชัว่โมง วนัท่ีมีลมแรงท่ีสุดในปีนั้นคือ 6 สิงหาคม โดยมีความเร็วลมเฉล่ียราย

ชัว่โมงเท่ากบั 16.2 กิโลเมตรต่อชัว่โมงช่วงเวลาท่ีลมสงบกวา่ในปีนั้นมีระยะเวลานาน 5 เดือน ระหวา่งวนัท่ี 6 

กนัยายน ถึงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ วนัท่ีมีลมสงบท่ีสุดในปีนั้นคือ 6 ตุลาคม โดยมีความเร็วลมเฉล่ียรายชัว่โมงเท่ากบั 10.1 

กิโลเมตรต่อชัว่โมงทิศทางลมเฉล่ียรายชัว่โมง ส่วนใหญ่ในเกาะสีชงัมีความแตกต่างกนัตลอดปี ( ตามภาพท่ี  5, 6 และ 7 ) 

                  ลมบริเวณเกาะสีชงัมกัพดัจากทิศใต ้เป็นเวลา 5 เดือน  ระหวา่งวนัท่ี 15 มกราคม ถึงวนัท่ี 15 มิถุนายน และเป็น

เวลา 2 สัปดาห์ ระหวา่งวนัท่ี 30 กนัยายน ถึงวนัท่ี 14 ตุลาคม   โดยมีเปอร์เซ็นตสู์งสุดเทา่กบั 86 % ในวนัท่ี 27 มีนาคม 

                 ลมมกัพดัมาจากทิศตะวนัตก เป็นเวลา 3.5 เดือน ระหวา่งวนัท่ี 15 มิถุนายน ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน โดยมี

เปอร์เซ็นตสู์งสุดเท่ากบั 65% ในวนัท่ี 17 สิงหาคม  

                ลมมกัพดัมาจากทิศเหนือ เป็นเวลา 2.1 เดือน ระหวา่งวนัท่ี 20 ตุลาคม  ถึงวนัท่ี 22ธนัวาคม  โดยมีเปอร์เซ็นต์

สูงสุดเท่ากบั 49 % ในวนัท่ี  3 ธนัวาคม  
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 61 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

                                                                      ภาพท่ี 5แสดงทิศทางลม 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 62 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

                                                      ภาพท่ี 6 และ 7 แสดงกราฟทิศทางลม 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 63 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

                                                                  ภาพท่ี  8  แสดงกราฟทิศทางลม 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 64 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

3.2 การขอความช่วยเหลือ ประสานงานกบัหน่วยงานราชการทอ้งถ่ินและหน่วยงานราชการส่วนกลาง 

การประสานงานเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยมีทีมประสานงานติดต่อส่ือสาร ในศูนยค์วบคุมภาวะฉุกเฉิน เป็น

ทีมท่ีได้รับคาํสั่งจากผูส้ั่งการควบคุมภาวะฉุกเฉินทําหน้าท่ีประสานงานภายในและภายนอกเม่ือมีการร้องขอความ

ช่วยเหลือและแจง้เหตุการณ์ให้กบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนทาํรายงานการแจง้เหตุการณ์ให้กบัหน่วยงาน

ราชการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการติดต่อประสานงานดงัน้ี 

2.1 การติดต่อประสานงานภายในองคก์ร 

                      1) ศูนยร์ายงานการแจง้เหตุฉุกเฉินนํ้ามนัหกร่ัวไหล  คือฝ่ายปฏิบติัการหอ้งควบคุมเป็นผูรั้บรายงาน และ ผูรั้บ

แจง้ตอ้งรีบรายงานเหตุการณ์และรายงานต่อผูอ้าํนวยการศูนยป์ฏิบติัการเหตุฉุกเฉินนํ้ามนั สารเคมีหกร่ัวไหล 

                      2) ศูนยป์ฏิบติัการฉุกเฉินนํ้ามนัและสารเคมีหกร่ัวไหล  รายงานแจง้เหตุการณ์และประเมินสถานการณ์ 

เบ้ืองตน้  รายงานสถานการณ์ฉุกเฉินต่อผูบ้งัคบับญัชา 

                      3) กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินสารเคมีและนํ้ามนัหกร่ัวไหลลงทะเล  ศูนยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน ไดพ้ิจารณา

เหตุการณ์แจง้ขอความช่วยเหลือ   การร้องขอสนบัสนุน จากหน่วยงานราชการภายนอก และสมาคมอนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม

ของกลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ามนั ( IESG ) 

2.2 การติดต่อประสานงานภายนอกองคก์ร 

             โดยทนัทีท่ีเกิดเหตุการณ์ขึ้น เจา้หนา้ท่ีทีมประสานงาน ติดต่อส่ือสาร ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งรีบดาํเนินการแจง้เตือนและ

ใหข้อ้มูลโดยด่วน เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้ผูเ้สียชีวิตหรือผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ กบัหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายอกโดยมีขอ้มูล

ดงัน้ี 
- ขอ้มูลผูแ้จง้ หมายเลขติดต่อ 

- รายละเอียดสถานท่ีเกิดเหตุ ลกัษณะการเกิดเหตุการณ์ 

- ขอ้มูลปริมาณ และชนิดของนํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลลงทะเล 

- สภาพแวดลอ้มบริเวณพื้นท่ี ท่ีคาดวา่จะไดผ้ลกระทบ  

- ขอ้มูลกระแสนํ้า กระแสลม  
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 65 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

ขอ้มูลเบอร์ติดต่อหน่วยงานภายใน 

ลาํดั

บท่ี 

         ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง ตาํแหน่งในแผนฉุกเฉิน หมายเลขมือถือ 

1 พ.อ.อ. สมบติั บุญยอ้ย ผูอ้าํนวยการคลงัและ

ท่าเรือ 

ผูอ้าํนวยการแผนฉุกเฉิน 089 - 9696961 

2 นายเสกสรร ศรีส่วน ผูจ้ดัการคลงัและท่าเรือ ผูค้วบคุมสั่งการแผนฉุกเฉิน 082 - 4751640 

3 นายธณชัพงศ ์พฒันสารีวงศ ์ ผช.ผูจ้ดัการคลงัและ

ท่าเรือ 

ผูค้วบคุมการปฏิบติัการ 097 - 2826631 

4 นายสรรเสริญ  บุญโทน จป.วิชาชีพ ผูค้วบคุมความปลอดภยั 

ผูค้วบคุมศูนยภ์าวะฉุกเฉิน 

ผูค้วบคุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

084 - 0258757 

5 นายสุวิทย ์ โหราศาสตร์ Loading Master ผูค้วบคุมดา้นการปฏิบติังาน

ทางทะเล 

098 - 4258966 

6 นายสงกรานต ์ ร่ืนเริง หน.กะ operation A ทีมปฏิบติัการแผนฉุกเฉิน 095 -  8015232 

7 นายธาดา  ศิริประกอบ หน.กะ operation B ทีมปฏิบติัการแผนฉุกเฉิน 087 - 7107154 

8 นายอนุรักษ ์ สุขเยน็  หน.กะ operation C ทีมปฏิบติัการแผนฉุกเฉิน 087 - 5614587 

9 นายสบาย  ตุ่ยไชย หน.ซ่อมบาํรุง ผูค้วบคุมดา้นซ่อมบาํรุง 085 - 7399761 

10 นางนนัทพร วรกิจนิติพนัธ์ หน.แผนกธุระการ และ

บุคคล 

ผูค้วบคุมการประสานงาน 

ส่ือสาร 

089 - 7547206 

11 น.ส นารี จบศรี ธุรการแผนก Operation ผูค้วบคุมดา้นการพยาบาล 087 - 6027203 

 

 

 

 

 



 

75 
 

 
บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 66 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

                                               ขอ้มูลหน่วยงานและ เบอร์ติดต่อหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลาํดบั

ท่ี 

               หน่วยงาน       หมายเลขโทรศพัท ์         หมายเลขโทรสาร 

1 กรมเจา้ท่า   

 สายด่วน 1199 ( 24 ชัว่โมง )  

 ศูนยค์วามปลอดภยัทางนํ้า กทม. 02 – 2330437 ( 24 ชัว่โมง )  

 เจา้ท่าภูมิภาคชลบุรี 038 - 278346 038 - 278346 

 ศูนย์ควบคุมการจราจรและความ

ปลอดภยัทางทะเลเขตท่าเรือศรีราชา 

038-495161-3 038 - 495161 

2 กรมควบคุมมลพิษ  02 – 29882270   02 – 298 2202 

 สายด่วน  1650  

3 กรมธุรกิจพลงังาน  02 – 794 4000  02 – 794 4300 

4 อาํเภอเกาะสีชงั 038 - 216201  038 - 216013 

5 เทศบาลตาํบลเกาะสีชงั 038 - 216141  038 - 216531 

6 ตาํรวจนํ้า ตาํบลเกาะสีชงั 038 - 216192  038 - 216192 

7 โรงพยาบาลเกาะสีชงั 038 - 216461  038 - 216470 

8 สถานีตาํรวจภูธรตาํบลเกาะสีชงั  038 – 216218 - 9  

9 สมาคมอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มของ

กลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ามนั  

(Oil Industry Environmental Safety 

Group Association — IESG)  

 02 – 239 7955 - 6  02 – 239 7917 

10 บริษทับางจากปิโตรเลียม  02 – 335 4044  02 – 745 5866 

 

 

 



 

76 
 

 
บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 67 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

3.3 การเลือกใชวิ้ธีการและอุปกรณ์ในการขจดัคราบนํ้ามนั 

              บริเวณท่าเทียบเรือ บริษทั สยามแทงคเ์ทอร์มินลั ดาํเนินธุรกิจรับฝากและจ่ายนํ้ามนั ทางเรือโดยผา่นท่อ

นํ้ามนั โดยมีนํ้ามนัหลายประเภท ทั้งนํ้ามนันํ้ามนัดิบและนํ้ ามนั สาํเร็จรูป เช่น นํ้ามนัดีเซล นํ้ามนัเบนซิล  ของลูกคา้ท่ี

นาํมาฝากเกบ็ ดา้นทิศตะวนัออก มีเรือสินคา้จอดอยูจ่าํนวนมาก และบริเวณ ดา้นทิศเหนือของท่าเทียบเรืออยูใ่กลเ้คียง

เขตพระราชสถาน พระจุฑาธุชราชสถาน  ซ่ึงมีแนวหาดทรายและแนวหิน ดงันั้นท่าเรือ บริษทั สยามแทงคเ์ทอร์มินลั 

จึงใหค้วามสาํคญัอยา่งสูงต่อการเกิดนํ้ามนัหกร่ัวไหลลงทะเล  

            จากขอ้มูลเบ้ืองตน้  ทั้งจากรายละเอียดของท่าเรือ ลกัษณะการใหบ้ริการ การประเมินความเส่ียง พื้นท่ีคาดว่า

จะไดรั้บผลกระทบเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นท่าเทียบเรือ บริษทั สยามแทงคเ์ทอร์มินลั เม่ือเกิดเหตุนํ้ามนั

หกร่ัวไหลลงทะเล  ศนูยค์วบคุมภาวะฉุกเฉินจะนาํขอ้มูลต่างๆเหล่าน้ีมาพิจารณา และเพื่อใหก้ารปฏิบติัการในการ

รับมือกบัปัญหาการร่ัวไหลของนํ้ามนัและสารเคมีลงสู่ทะเลเป็นไปอยา่งรัดกุม เหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมถึง

ครอบคลุมถึงการเกิดการร่ัวไหลของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด จึงไดก้าํหนดวิธีการในการเกิดเหตุการณ์นํ้ามนัหกร่ัวไหล

ลงทะเล ดงัน้ี  

3.3.1 การปล่อยใหย้อ่ยสลายตวัตามกระบวนการธรรมชาติ 

ในกรณีท่ีมีการหกร่ัวไหลจาํนวนเลก็นอ้ย และชนิดของนํ้ ามนัท่ีหกร่ัวไหลลงทะเลสามารถยอ่ยสลายตวัเองไดดี้

ในธรรมชาติ เช่น นํ้ามนัดีเซล สารเคมีบางชนิดท่ีมีคุณสมบติัในการสลายตวั หรือรวมตวักบันํ้าไดดี้   บางคร้ังการ

พยายามท่ีจะขจดัคราบนํ้ามนัในบางพื้นท่ีก็เป็นการทาํลายทรัพยากรหรือสร้างความเสียหายใหก้บัพื้นท่ีท่ีอ่อนไหว

มากกวา่การปลอ่ยใหก้ระบวนการทางธรรมชาติบาํบดัตวัเอง แต่ยงัไงก็ตามจะตอ้งมีการติดตามและเฝ้าระวงั

ผลกระทบของคราบนํ้ามนัวา่จะส่งผลกระทบกบัสภาพแวดลอ้มบริเวณใกลเ้คียงในลกัษณะใดบา้งเพื่อหาวิธีแกไ้ข

ต่อไป 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 68 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

3.3.2 การรวบรวมและจดัเก็บ 

                      เป็นวิธีการท่ีเกิดขึ้นหลงัเกิดเหตุการณ์นํ้ามนัหกร่ัวไหลลงสู่ทะเล เพื่อมุ่งจดัการขจดัคราบนํ้ามนั ท่ีลอยอยูใ่น

ทะเลหรือชายฝ่ัง  ทาํไดโ้ดยการใชทุ้่นกนันํ้ามนั( BOOM ) จาํกดัขอบเขตการแพร่กระจายของนํ้ามนัใหมี้ความ

หนาแน่นเพิ่มมากขึ้นแลว้จึงใชเ้คร่ืองเกบ็นํ้ามนั( SKIMMER ) เกบ็คราบนํ้ามนัเหลา่นั้น สูบเก็บไปยงัถงัเก็บหรือ

อุปกรณ์กกัเก็บอ่ืนๆ หรืออาจใชว้สัดุดูดซบัคราบนํ้ามนัหรือสารเคมีอ่ืนๆ  เช่นหมอนดูดซบัคราบนํ้ามนัหรือสารเคมี 

หากการหกลน้มีเพียงปริมาณเพียงเลก็นอ้ย  จากนั้นค่อยนาํไปกาํจดัตามกรรมวิธีท่ีถูกตอ้งต่อไป  อยา่งไรก็ตามตอ้ง

คาํนึงถึงความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานดว้ย  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของศูนยค์วบคุมภาวะฉุกเฉิน  โดยพิจารณา

จากปัจจยัต่างๆ และเม่ือศูนยค์วบคุมตดัสินใจเลือกวิธีการน้ี  ทีมต่างๆจะตอ้งเตรียมอุปกรณ์และดาํเนินการตาม

แผนปฏิบติัการ  ตามท่ีไดรั้บมิอบหมายโดยทนัที  

3.3.3 การใชส้ารเคมีทาํละลาย 

     ในส่วนของการใชส้ารเคมีทาํละลายนั้น ( DISPERSANT )จะขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของศูนยค์วบคุมเป็นหลกั  

โดยพิจารณาจากพื้นท่ีท่ีความอ่อนไหว  ชนิดของสารเคมีทาํละลายท่ีสามารถใชไ้ดใ้นราชอาณาจกัรไทย ( ผนวก 1 ) 

และชนิดของนํ้ามนัหรือผลิตภณัฑท่ี์มีการร่ัวไหลลงทะเลเป็นหลกั  โดยพื้นท่ีท่ีจะอนุญาตใหท้าํการฉีดนํ้ายา 

DISPERSANT ตอ้งมีระดบัความลึกของนํ้าเกิน 10 เมตร เน่ืองจากถา้ระดบันํ้าลึกนอ้ยกวา่ 10 เมตรและอยูใ่กลแ้นว

ชายหาด  จะมีส่ิงมีชีวิตในทะเลอาศยัอยูแ่ละเป็นท่ีวางไข่เพาะพนัธ์ของสัตวน์ํ้าจาํนวนมาก   
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 69 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

3.3.4 การทาํความสะอาดชายฝ่ัง 

      เป็นวิธีการขจดัคราบนํ้ ามนัในกรณีท่ีถูกกระแสนํ้ าและกระแสลมพดัเขา้หาฝ่ัง  โดยใช้คนและอุปกรณ์เขา้เก็บ

รวบรวมคราบนํ้ ามนัและใช้อุปกรณ์ช่วยเก็บคราบนํ้ ามนัในกรณีท่ีคราบนํ้ ามนัจบัตวัเป็นก้อนหรือปนเป้ือนกับขยะ 

เช่นพลัว่ เสียม จอบ และถุงพลาสติก รวมถึงใชเ้คร่ืองมือตกัคราบนํ้ามนัในกรณีท่ีคราบนํ้ามนัยงัไม่จบัตวัเป็นกอ้น  

3.3.5  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

       การปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินแผนปฏิบติัการประจาํท่าเรือเพื่อป้องกันและขจดัมลพิษทางนํ้ าเน่ืองจากนํ้ ามัน 

เคมีภณัฑแ์ละสารท่ีเป็นอนัตราย  บริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั ปฏิบติัตามกฎหมายหน่วยงานราชการดงัน้ี 

1. กฏหมายตามประกาศกรมเจา้ท่าท่ี 134 / 2565 เร่ืองมาตรการความปลอดภยั การป้องกนัและขจดัมลพิษ

ทางนํ้า เน่ืองจากนํ้ามนั เคมีภณัฑ ์และสารท่ีเป็นอนัตรายประจาํท่าเรือ 

2. กฏหมายตามประกาศกรมเจา้ท่าท่ี 136 / 2565 แนวทางการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํท่าเรือเพื่อป้องกนั

และขจดัมลพษิทางนํ้า เน่ืองจากนํ้ามนั เคมีภณัฑ ์และสารท่ีเป็นอนัตราย 

3. ตามกฎหมาย กระทรวงคมนาคม ปี 2545 แผนป้องกนัและขจดัมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามนั แห่งชาติ 

4. ตามกฎหมายกรมควบคุมมลพิษ ปี 2554 แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหานํ้ามนัร่ัวไหลในทะเล 

5. ตามกฎหมายกรมธุรกิจพลงังาน ปี 2556  แผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหานํ้ามนัร่ัวไหลในทะเล 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 70 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

     3.4 การประกาศยกเลิกการปฏิบติัการและถอนกาํลงัออกจากพื้นท่ี 

        ในการประกาศยกเลิกการปฏิบติัการ ตามการร่ัวไหลของนํ้ามนัลงสู่ทะเล ผูมี้อาํนาจในการพิจารณาประกาศยกเลิก

การปฏิบติัการและถอนกาํลงัออกจากพื้นท่ี ตามระดบัการรุนแรงของจาํนวนนํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลดงัน้ี 

         1. การกาํหนดเง่ือนไขการยติุการปฏิบติังาน 

- กรณีเหตุนํ้ ามนัร่ัวไหลในทะเลระดับ 1(Tier 1) ผูอ้าํนวยการแผนฉุกเฉินนํ้ ามนัหกร่ัวไหล เป็นผูป้ระกาศ

ยกเลิก โดยมีการพิจารณาจากการประชุมพูดคุยกบัทีมขอ้มูลดา้นเทคนิค  ผูส้ั่งการ และ ทีมขอ้มูลทัว่ไป ท่ี

ศูนยค์วบคุมภาวะฉุกเฉิน  

- กรณีเหตุนํ้ ามนัร่ัวไหลในทะเลระดบั 2(Tier 2) นายอาํเภอเกาะสีชงั ในฐานะผูอ้าํนวยการแผนฉุกเฉินนํ้ ามนั

หกร่ัวไหลเป็นผูป้ระกาศยกเลิก โดยมีการพิจารณาร่วมกับ อาํนวยการแผนฉุกเฉินของบริษทั สยามแทงค์

เทอร์มินลั จาํกดั  และ ทีมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเขา้มาช่วยเหลือ ท่ีศูนยค์วบคุมภาวะฉุกเฉิน  

- กรณีเหตุนํ้ ามนัร่ัวไหลในทะเลระดบั 3(Tier 3)  ระดบัจงัหวดั ผูว้่าราชการจงัหวดั ในฐานะผูอ้าํนวยการแผน

ฉุกเฉินนํ้ ามนัหกร่ัวไหลเป็นผูป้ระกาศยกเลิก โดยมีการพิจารณาร่วมกบั ผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานราชการท่ี

เขา้มาช่วยเหลือ เช่นกรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม และผูอ้าํนวยการแผน

ฉุกเฉินของบริษทั สยามแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั ท่ีศูนยค์วบคุมภาวะฉุกเฉิน 

2. การขออนุมติัถอนกาํลงัออกจากพื้นท่ี 

2.1  ถา้สามารถควบคุมนํ้ ามนั กรณีเหตุนํ้ ามนัร่ัวไหลในทะเลระดบั 1(Tier 1) ได ้ผูอ้าํนวยการคลงัและท่าเรือใน

ฐานะผูอ้าํนวยการแผนฉุกเฉิน จะเป็นอนุมติัยกเลิกถอนกาํลงัออกจากพื้นท่ี 

2.2  ถา้สามารถควบคุมนํ้ ามนั กรณีเหตุนํ้ ามนัร่ัวไหลในทะเลระดับ 2(Tier 2) ได ้นายอาํเภอเกาะสีชงั เป็นผูมี้

อาํนาจในฐานะผูอ้าํนวยการแผนฉุกเฉิน จะเป็นอนุมติัยกเลิกถอนกาํลงัออกจากพื้นท่ี 

2.3  ถา้สามารถควบคุมนํ้ ามนั กรณีเหตุนํ้ ามนัร่ัวไหลในทะเลระดับ 3(Tier 3) ได้ ผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นผูมี้

อาํนาจในฐานะผูอ้าํนวยการแผนฉุกเฉิน จะเป็นอนุมติัยกเลิกถอนกาํลงัออกจากพื้นท่ี 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 71 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

Section 4 

การรายงานและการส่ือสาร 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 72 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

4.1  การแจง้ข่าวเบ้ืองตน้ 

          เพื่อให้การปฏิบติัตามแผนภาวะฉุกเฉินเน่ืองจากนํ้ ามนัหกร่ัวไหลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  

บริษทัสยามแทงค์เทอร์มินัล จึงได้กาํหนดผูรั้บการแจ้งเหตุคือ หัวหน้ากะหน่วยงานฝ่ายปฏิบติัการท่ีอยู่ภายใน

ห้องควบคุมการปฏิบติัการ ทั้ง 3 กะ เป็นผูรั้บแจง้เหตุการณ์ ไดท่ี้เบอร์ 038 -216384 หรือวิทยุแจง้รายงานหรือถา้ไม่

สามารถติดต่อไดใ้หโ้ทรติดต่อโดยตรงตามรายช่ือและเบอร์โทรดงัน้ี 

              -  หวัหนา้กะ A นายสงกรานต ์ ร่ืนเริง เบอร์โทร 095 – 8015232 

              -  หวัหนา้กะ B นายธาดา  ศิริประกอบ เบอร์โทร 087 - 7107154 

              -  หวัหนา้กะ C นายอนุรักษ ์ สุขเยน็  เบอร์โทร 087 - 5614587 

                โดยตอ้งมีรายละเอียดในการรับแจง้ คือ สถานท่ีเกิดเหตุ  เวลา ปริมาณนํ้ ามนั ชนิดนํ้ ามนัและลกัษณะการ

เกิดเหตุการณ์  รวมถึงสภาพลกัษณะอากาศ  คล่ืนลมและกระแสนํ้ า  เพื่อท่ีทางหัวหน้าแผนกปฏิบัติการจะเป็น

ผูร้ายงานเหตุการณ์ขอ้มูลต่อไปยงัผูอ้าํนวยการแผนฉุกเฉินนํ้ ามันหกร่ัวไหลต่อไป  เพื่อดาํเนินการต่อตามแผน

ฉุกเฉินนํ้ามนัหกร่ัวไหลลงทะเล 

            เม่ือประกาศเขา้สู่การปฏิบติัการตามแผนภาวะฉุกเฉินเน่ืองจากนํ้ามนัหกร่ัวไหล  ทีมทุกทีมท่ีอยูใ่นโครงสร้าง

องคก์ร ตอ้งเขา้ปฏิบติัตามตาํแหน่ง  โดยทีมประสานงานและส่ือสาร ตอ้งรวบรวมขอ้มูลเพื่อแจง้หน่วยงานราชการ

ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวข้อง เช่น อาํเภอ เทศบาล และหน่วยงานราชการภายนอกท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กรมธุรกิจ

พลงังาน กรมควบคุมมลพิษ ตามบญัชีรายช่ือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินนํ้ามนัหกร่ัวไหลลงทะเล  

 

4.2  แบบรายงานเหตุการณ์สาํหรับผูรั้บแจง้ 

            เพื่อเก็บบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดต่างๆในการเกิดเหตูการณ์ฉุกเฉินนํ้ ามนัหกร่ัวไหลลงทะเล   ผูจ้ดบนัทึกจึง

จาํเป็นตอ้งมีแบบรายงาน ในการสอบถามขอ้มูลและกรอกบนัทึกลงในแบบฟอร์ม เพื่อใชใ้นการรายงานส่วนต่างๆ

ทั้งภายในบริษทัฯและภายนอกบริษทัฯใหก้บัหน่วยงานราชการ และเป็นการประเมินหาวิธีการป้องกนัเพื่อไม่ให้เกิด

เหตุการณ์ดงักล่าวในคร้ังต่อไป ตามแบบฟอร์มภาพท่ี 9 และ 11ดงัน้ี 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 73 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

                                                         แบบบนัทึกการรับแจง้เหตุการณ์ 

 
ภาพท่ี 9 

 



 

83 
 

 
บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 74 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

                                                             แบบบนัทึกการแจง้เหตุการณ์ภายนอก 

                         
ภาพท่ี 10 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 75 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

                                                         แบบบนัทึกการแจง้เหตุการณ์ภายนอก 

 

                   
ภาพท่ี 11 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 76 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

4.3 การรายงานสรุปเหตุการณ์ 

      หลงัจากทีมปฏิบติัการขจดัคราบนํ้ามนั ไดท้าํการเก็บขจดัคราบนํ้าจนหมดบริเวณผิวนํ้าและตรวจสอบไม่มีการพดัพา

ไปยงัแนวชายหาด หรือไดท้าํการขจดัคราบนํ้ามนัชายฝ่ังเสร็จเรียบร้อย ผูอ้าํนวยการประกาศเขา้สู่เหตุการณ์ปรกติ  ทีม 

วิเคราะห์เหตุฉุกเฉินและการประเมินความสูญเสียเขา้ทาํการตรวจสอบพื้นท่ี เสร็จ  ผูค้วบคุมศูนยค์วบคุมภาวะฉุกเฉิน    

จะตอ้งรีบดาํเนินการจดัทาํรายงาน สรุปเหตุการณ์ใหผู้อ้าํนวยการศูนยค์วบคุมภาวะฉุกเฉินทนัที ไม่เกิน 24 ชัว่โมง โดย

ตอ้งมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.3.1 วนั เวลาและสถานท่ีจุดท่ีเกิดเหตุการณ์ 

4.3.2 สาเหตุท่ีเกิดการร่ัวไหลของนํ้ ามนัลงสู่ทะเล 

4.3.3 ระยะเวลาการปฏิบติัตามแผนฉุกเฉินตัง่แต่ประกาศใชแ้ผนฉุกเฉินนํ้ามนัหกร่ัวไหลลงทะเล จนกระทัง่

ประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉินกลบัสู่ภาวะปรกติ 

4.3.4 กระแสนํ้า กระแสลม อุณหภูมิ  

4.3.5 ชนิดของนํ้ามนัและปริมาณนํ้ ามนัท่ีหกร่ัวไหลลงสู่ทะเล 

4.3.6 วิธีการหยดุการหกร่ัวไหล ของนํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลลงทะเล 

4.3.7 วิธีการขจดัคราบนํ้ามนั และการปฏิบติัการ 

4.3.8 จาํนวนอุปกรณ์ท่ีใชง้าน มีอะไรบา้ง จาํนวนเท่าไหร่ 

4.3.9 จาํนวนบคุคลกรท่ีปฏิบติัการ 

4.3.10 รายละเอียดการวิเคราะห์การแพร่กระจายของนํ้ามนับนผวินํ้า 

4.3.11 ขอบเขตท่ีนํ้ามนัแพร่กระจายในทะเล 

4.3.12 การวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ 

4.3.13 มาตรการแกไ้ขป้องกนัและฟ้ืนฟู 

4.3.14 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดขึ้น 

4.3.15 แนบภาพประกอบการปฏิบติัการ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ใบบนัทึกการติดต่อประสานงานกบั   

หน่วยงานราชการ  ใบบนัทึกการรับแจง้เหตุการณ์และใบรายงานหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 77 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 

Section 5 

งานธุรการและงานสนับสนุน 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 78 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

5.1  ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัการตามแผนฉุกเฉินนํ้ามนัหกร่ัวไหลลงทะเล 

         ในการปฏิบติัตามแผนฉุกเฉินทางบริษทั สยามแทงคเ์ทอร์มินลั มีวงเงินในการปฏิบติัการ อยู่ท่ี 100,000 บาท โดย

สามารถขอเงินฉุกเฉินจาก สนง.ใหญ่เพิ่มได้ตลอดเวลา  ถา้มีการใช้จ่ายเงินเกินจาํนวนเงินท่ีมี  โดยวงเงินท่ีวางไว้

สาํหรับค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ นํ้า อาหาร เคร่ืองด่ืม นํ้ามนั ท่ีจาํเป็นตอ้งมีการจดัหาเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

5.2   การจดัเตรียมหลกัฐานคา่ใชจ่้ายและคา่เสียหาย 

       ในการปฏิบติัการขจดัคราบนํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลลงทะเล  ถา้สาเหตุเกิดจากเรือบรรทุกนํ้ามนัหรือจากผูอ่ื้นเป็นผูท้าํให้

เกิดนํ้ามนัหกร่ัวไหล  ทางบริษทั สยามแทงคเ์ทอร์มินลั จะมีการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายและค่าเสียหายทั้งหมด จากผูท่ี้กระทาํ

ให้เกิดนํ้ ามนัหกร่ัวไหลลงทะเล โดยมีหน่วยงานธุรการ การเงินของบริษทั เป็นผูร้วบรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดนมี

หลกัเกณฑใ์นการประเมินค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

5.2.1 บุคลากรท่ีเขา้ปฏิบติังานขจดัคราบนํ้ามนั  โดยประเมินจาก 

- เงินเดือนพนกังานเฉล่ียรายวนั  เบ้ียเล้ียง ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม  

- แรงงานภายนอกท่ีเขา้มาช่วยเหลือ 

- ค่าท่ีพกั ถา้เป็นแรงงานจากภายนอกเกาะสีชงั  

      5.2.2 ค่ายานพาหนะท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน รวมทั้งการขนส่งท่ีเก่ียวขอ้ง โดยประเมินจาก 

- ค่าเช่า อุปกรณ์ส่ิงของท่ีใชใ้นการขจดัคราบนํ้ามนั 

- ค่าทาํความสะอาด ซ่อมแซมหรือซ่อมบาํรุงอุปกรณ์หลงัจากใชง้าน 

5.2.3  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการขจดัคราบนํ้ามนั 

- ค่าเช่าอุปกรณ์ท่ีใชง้าน เช่น Disskimer  เรือขจดัคราบ  เรือเก็บคราบนํ้ ามนั เรือลาก Boom  , Boom ท่ี

นาํไปใชง้าน และเคร่ืองฉีดนํ้ายาสารเคมี 

- ค่านํ้ายาสารเคมีขจดัคราบนํ้ามนั (  DISPERSANT ) คิดตามราคาท่ีไดจ้ดัซ้ือ 

5.2.4   วสัดุส้ินเปลือง นํ้ามนัเช้ือเพลิง นํ้ามนัหล่อล่ืน เส้ือผา้ เศษผา้ ชุดป้องกนัสารเคมี รองเทา้  แวน่ตาและอุปกรณ์

คุม้ครองความปลอดภยั 

5.2.5   ค่าความเสียหายของจาํนวนปริมาณนํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลลงทะเล คาํนวณคิดตามความเป็นจริง    

5.2.6   ค่าใชจ่้ายในการส่งไปกาํจดัเช่นนํ้ามนัปนเป้ือนทราย เศษผา้ ถุงมือ เส้ือผา้ ชุดกนัสาร 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 79 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

   5.3 การปรับปรุงแผน  

             กาํหนดใหผู้รั้บผิดชอบท่ีทาํหนา้ท่ีรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น คือนายนายสุวิทย ์  

โหราศาสตร์  LOADING MASTER  เพื่อหาขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้บกพร่องต่างๆ ในการปฏิบติัการ  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

แกไ้ขปรับปรุงแผนการปฏิบติัการในการขจดัคราบนํ้ามนัท่ีหกร่ัวไหลลงทะเล ต่อไป  โดยหวัหนา้ทีมสนบัสนุนขอ้มูล

เทคนิคเป็นผูรั้บผิดชอบในการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด นาํมาวิเคราะห์การปฏิบติัการจากเหตุการณ์ท่ีผา่นมา  หรือถา้ไม่มี

เหตุการณ์ฉุกเฉิน ในแต่ละปีจะใชข้อ้มูลจากการฝึกซอ้มปฏิบติัการตามแผนฉุกเฉินนาํมาพิจารณาปรับปรุงแผนการ

ปฏิบติัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

 
บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 80 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 6 

Section 6 

ภาคผนวก 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 81 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

6.1 แผนท่ีแสดงขอบเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของแผนปฏิบติัการ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 82 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

     แผนท่ีแสดงพื้นท่ีเส่ียงและพื้นท่ีควรไดรั้บการปกป้อง 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 83 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 84 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 85 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

6.2 แผนผงัการส่ือสาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมสนับสนุนข้อมูลเทคนิค 

6. ผู้ควบคุมด้านการปฎิบัติงาน 

7. ผู้ควบคุมด้านการปฎิบัติงานทางทะเล 

8. ผู้ควบคุมด้านการทําความสะอาด

ชายฝ่ัง 

9. ผู้ควบคุมด้านซ่อมบํารุง 

10. ผู้ควบคุมศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

  ผู้อาํนวยการภาวะแผนฉุกเฉิน 

ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ( ECC ) 

ทีมสนับสนุนข้อมูลท่ัวไป 

9. ผู้ควบคุมด้านส่ิงแวดล้อม 

10. ผู้ควบคุมด้านความปลอดภัย 

11. ผู้ควบคุมด้านประชาสัมพนัธ์ 

12. ผู้ควบคุมด้านธุรการ 

13. ผู้ควบคุมด้านทรัพยากรบุคคล 

14. ผู้ควบคุมด้านอุปกรณ์สนับสนุน 

15. ผู้ควบคุมด้านรักษาความปลอดภัยและ

ดับเพลงิ 

  
 

 

ทีมปฐม

พยาบาล 

ทีมปฏิบัติการ 

    หน้าท่า 

 ทีมตรวจสอบ 

จํานวนพนักงาน 

ทีมประสานงาน

ประจาํพ้ืนท่ี 

ทีมจัดการ     

น้ํามันหก      

ร่ัวไหล 

 ทีมซ่อมบํารุง 

ผู้ส่ังการภาวะฉุกเฉิน 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 86 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

6.3 . ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม  สมุทรศาสตร์ อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ของพื้นท่ี  

     6.3.1  ขอ้มูลดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีเกาะสีชงั 

• ป่าไม้เกาะสีชงัไม่มีป่าไมเ้ศรษฐกิจ แต่จะมีลกัษณะของป่าไมภู้เขารกเร้ือ เช่น ไมท่ี้ขึ้นตามภูเขา ทัว่ไปในภาค

กลาง ซ่ึงพนัธุ์ไมเ้หล่าน้ีจะมีทั้งไมย้นืตน้ ไมพุ้่มและไมค้ลุมดินขึ้นคละกนัไปหนาแน่นบา้ง เบาบางบา้งเป็นแห่ง 

ๆ ไป ไมย้นืตน้มีตั้งแต่ขนาดยอ่มไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น มะกอกบก ควินิน ไผ ่กระถิน สาโรง เป็นตน้ สาหรับ

ไมพุ้่มและไมค้ลุมดินมีหลายชนิดดว้ยกนั เช่น แฟบ มะนาวผี จนัผา มะกล่าตาหนู สลดัได เป็นตน้ นอกจากไม้

ธรรมชาติดงักล่าวแลว้ในปัจจุบนัยงัมีไมใ้หญ่ ๆ ขนาดลาํตน้วดัไดเ้ส้นผา่ศูนยก์ลาง ๒ ฟุตขึ้นไป คือลัน่ทมขาว 

มะขาม โพธ์ิ นนทรี นุ่น งิ้ว ฝ้ายดาํ เป็นตน้ 

• สัตว์ป่าสัตวบ์นเกาะสีชงัท่ีพบเห็นไดแ้ก่ ลิง ซ่ึงจะอาศยัอยูห่นาแน่นบริเวณเขาใหญ่ กระรอกขาวซ่ึงจะอยูท่ ัว่ไป

ตามภูเขาและโขดหิน เป็นกระรอกท่ีหาดูไดย้ากในพื้นท่ีเป็นสัตวอ์นุรักษเ์พื่ออนุชนรุ่นหลงัและเป็นเอกลกัษณ์ของ

เกาะสีชงั นอกจากจะมีลิงและกระรอกขาวแลว้ยงัมีนกนานาชนิดท่ีสวยงามและแปลกตาตลอดจนสัตวเ์ล้ือยคลาน 

เช่น งูเหลือม อาศยัตามซอก หลีบเขาและถํ้าต่างๆ 

• น้ําพื้นท่ีส่วนใหญ่ของอาํเภอเกาะสีชงัเป็นโขดหิน มีความลาดชนัและมีหนา้ดินบางมาก พื้นท่ีแหง้แลง้กนัดาร ไม่มี

แหล่งนา้ ผิวดินตามธรรมชาติ (เช่น แม่นํ้า ห้วย หนอง คลอง บึง) และไม่มีแหล่งนํ้าใตดิ้น จะมีก็เพียงแต่แอ่งนํ้าเลก็ 

ๆ ท่ีเกิดจากนํ้าฝนท่ีไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีตํ่าเน่ืองจากลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นหินและมี

ความลาดชนัมาก จึงทาใหน้ํ้าฝนไหลในลกัษณะเป็นนํ้าไหลลน้ไปตามพื้นผิวอยา่งรวดเร็ว นํ้าฝนจึงไม่สามารถซึม

ผา่นใตดิ้นได ้นํ้าจะไหลตามโขดหินแผน่ใหญ่ในแนวระนาบหรือเอียงผา่นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นหุบเขาหรือหลืบ

หินต่างๆ บางแห่งจะไหลรวมตวัเป็นแอ่งและเกิดแอ่งนํ้าขนาดเลก็หลายแห่ง เช่น ท่ีบ่อโพธ์ิในเขตพระราชวงัเดิม 

แต่มีปริมาณนํ้าเก็บกกั ไม่มากนกัและไม่สามารถนาํมาใชเ้พื่อการอุปโภคบริโภคสาํหรับประชาชนไดเ้พียงพอจึง

กล่าวไดว้า่ ประชาชนบนเกาะสีชงัตอ้งอาศยันํ้าฝนเพื่ออุปโภคบริโภค เพราะไม่มีแหล่งนํ้าผิวดินตามธรรมชาติและ

ไม่มีแหล่งนํ้าใตดิ้น จะมีก็เฉพาะแหล่งนา้ท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น ๑ แห่ง คือ อ่างเกบ็นํ้าชลประทาน ซ่ึงสามารถรับนํ้า

บรรจุได ้๙๐,๐๐๐ ลูกบาศกเ์มตร แต่ในขอ้เทจ็จริงแลว้ในแต่ละปีอ่างเก็บนํ้าดงักล่าวจะมีนํ้าเพียงแค่หล่อเล้ียงอ่าง

เท่านั้น 

• ดินบนเกาะสีชงัมีลกัษณะท่ีเรียกว่า “RED SANDY LOAM TEXTURE” เป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์พอสมควร

แต่มีความต้ืนมาก เพราะมีตน้กาํเนิดจากหินปูน ดินถูกปกคลุมดว้ยหญา้และตน้ไม ้แร่ธาตุ อาหารในดินถูกนํ้ ากดั

เซาะและตกตะกอนในทะเล 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 87 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

• ปะการังจงัหวดัชลบุรี มีพื้นท่ีแนวปะการังประมาณ ประมาณ 6,472 ไร่ (10.4 ตร.กม.) จากการสาํรวจในปี พ.ศ. 

2562 โดยวิธี Line Intercept Transect โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง คิดเป็น18 % 

พื้นท่ี 4,774 ไร่ หรือ 73.8 % ของพื้นแนวปะการังทั้งหมดของจงัหวดัชลบุรี สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของ

จงัหวดัชลบุรี ท่ีสาํรวจในปี พ.ศ. 2562 พบวา่แนวปะการังส่วนใหญ่อยูใ่นสถานภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี 

ในพื้นท่ีอาํเภอเกาะสีชงั ปะการังชนิดเด่นท่ีพบในพื้นท่ีแนวปะการัง ไดแ้ก่ 

- บริเวณอ่าวถา้พงั แนวปะการังอยูใ่นสถานภาพเสียหาย ปะการังชนิดท่ีพบ ไดแ้ก่ ปะการังจาน (Turbinaria spp.) 

ปะการังสมอง (Platygyra sp.) และปะการังช่องเหล่ียม (Favites sp.) 

- บริเวณเกาะยายทา้ว แนวปะการังอยูใ่นสถานภาพดี ปะการังชนิดท่ีพบ ไดแ้ก่ ปะการังโขด (Porites lutea) 

ปะการังช่องเหล่ียม (Favites spp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) 

- บริเวณเกาะขามใหญ่ แนวปะการังอยูใ่นสถานภาพปานกลาง ปะการังชนิดท่ีพบ ไดแ้ก่ ปะการังโขด (Porites sp.) 

ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) 

- บริเวณเกาะคา้งคาว แนวปะการังอยูใ่นสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก ปะการังชนิดท่ีพบ ไดแ้ก่ ปะการังโขด (Porites 

sp.) ปะการังลายดอกไม ้(Pavona sp.) และปะการังวงแหวน (Favia spp.) 

- บริเวณเกาะร้านดอกไม ้แนวปะการังอยูใ่นสถานภาพสมบูรณ์ดี ปะการังชนิดท่ีพบ ไดแ้ก่ ปะการังโขด (Porites 

sp.) ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea sp.) และปะการังมา้ลาย (Oulastrea sp.) 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 88 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 89 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 90 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 91 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

   6.3.2 สมุทรศาสตร์ 

       อาํเภอเกาะสีชงั อยูใ่นพื้นท่ี อ่าวไทยตอนใน (Inner Gulf of Thailand) เป็นส่วนบนของอ่าวมีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียม

คลา้ยตวัอกัษร “ก” จึงถูกเรียกกนัทัว่ไปวา่ อ่าว ก หรืออ่าวรูปตวั ก  มีอาณาบริเวณตามพระราชบญัญติักาํหนดพื้นท่ีเขต

จงัหวดัในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502 (รูปท่ี 3) ตั้งแต่ชายฝ่ังของตาํบลหว้ยทรายเหนือ อาํเภอชะอาํ ในจงัหวดัเพชรบุรีท่ี

ละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา 45 พิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 49 องศา-47 ลิปดา-30 พิลิปดาตะวนัออก ขึ้นเหนือไปตามพื้นท่ี

ชายฝ่ังของจงัหวดัสมุทรสงคราม ไปทางตะวนัออกซ่ึงเป็นพื้นท่ีชายฝ่ังของจงัหวดัสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร 

สมุทรปราการและฉะเชิงเทราและลงไปทางใตต้ามแนวชายฝ่ังจงัหวดัชลบุรี จนถึงแหลมช่องแสมสาร อาํเภอสัตหีบ 

จงัหวดัชลบุรี ท่ีละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา-45 พิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 พิลิปดาตะวนัออก  ใน

ปัจจุบนันิยมเรียกพื้นท่ีอ่าวไทยตอนในวา่อ่าวไทยตอนบน (Upper Gulf of Thailand) ซ่ึงจะครอบคลุมพื้นท่ีทางทิศใต้

ลงไปถึงอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 92 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

       ลกัษณะของตะกอนท่ีผิวพื้นทะเลของอ่าวไทยตอนในประมาณร้อยละ 60 ประกอบดว้ยตะกอนโคลนทะเลปนดว้ย

เศษเปลือกหอย ดินตะกอนมีสีเทาอมเขียว เขียวเทา เทา ดาํ นํ้าตาลและนํ้าตาลเขม้ รองลงมาเป็นตะกอนโคลนปนทราย

ร้อยละ 20  สีเทาอมเขียว เขียวเทา ทรายท่ีเป็นองค์ประกอบเป็นทรายละเอียด มีเศษเปลือกหอยปนร้อยละ 0-30 พื้น

ตะกอนท่ีเป็นทรายปนโคลนทะเลและตะกอนทรายพบสะสมจากชายฝ่ังและบริเวณรอบเกาะต่าง ๆ ลกัษณะธรณีวิทยา

ชั้นตะกอนใตพ้ื้นทอ้งทะเลแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ชั้นตะกอนชุดล่างซ่ึงสะสมตวัในสมยัไพลสโตซีนมีร่องรอยถูกกดั

เซาะเป็นร่องนํ้ าขนาดใหญ่ และชั้นตะกอนชุดบนมีความหนาตั้งแต่ 0-19 เมตร มีความหนามากบริเวณปากแม่นํ้ า

เจา้พระยา เป็นชั้นตะกอนท่ีสะสมตวัในสมยัโฮโลซีนเน่ืองจากการรุกลํ้าของนํ้ าทะเลเม่ือประมาณ 10,000 ปีท่ีผ่านมา 

ดินตะกอนในอ่าวไทยตอนในมีการสะสมของโลหะหนกัในความเขม้ขน้เรียงจากมากไปหานอ้ย คือ เหล็ก แมงกานีส 

ไทเทเนียม สังกะสี โครเมียม วานาเดียม นิเกิล ทองแดง ตะกัว่ โคบอลท ์อาร์เซนิก และ แคดเมียม ตามลาดบั ดินตะกอน

บริเวณทางเหนือของอ่าวไทยตอนในบริเวณปากแม่นํ้ าเจา้พระยา แม่นํ้ าบางปะกง แม่นํ้ าท่าจีน และบริเวณใกลเ้คียงมี

ปริมาณโลหะหนกัทุกชนิดยกเวน้แคดเมียมในความเขม้ขน้สูงกว่าบริเวณฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออก (ส่วนธรณีวิทยา

ทางทะเล 2555) 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 93 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

     6.3.2 ขอ้มูลดา้นอุทกวิทยา 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 94 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 95 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 96 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 97 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

   6.3.3  ขอ้มูลดา้นอุตุนิยมวิทยา  

    โดยทัว่ไปของเกาะสีชงัเป็นแบบพื้นท่ีทะเลในเขตร้อนอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลลมมรสุมท่ีพดัปกคลุมอุณหภูมิตลอดทั้งปีมีค่า 

28.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ีย 31.3 องศาเกาะสีชงัประกอบดว้ย 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน – เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

ฤดูฝน – เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 

ฤดูหนาว – เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ ์

          ขอ้มูลทางสถิติกรมอุตุนิยมวิทยา (สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสีชงั) เน่ืองจากเกาะสีชงัไดรั้บอิทธิพลลมหนาวจากทิศ

เหนือท่ีพดัผา่นประเทศจีนจะพดัเขา้สู่ดา้นหนา้เกาะสีชงัตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกมุภาพนัธ์ต่อจากนั้นจะมี

ลมมรสุมพดัจากทิศตะวนัตกเฉียงใตข้ึ้นสู่ตะวนัออกเฉียงเหลือตั้งแต่มีนาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปีจากการศึกษา

ในช่วง 10 ปี (2539-2549) ปริมาณนํ้าฝนของเกาะสีชงัมีค่าเฉล่ียตลอดปีเท่ากบั 1,148.8 มิลลิเมตร เดือนกนัยายนเป็น

เดือนท่ีฝนตกชุกมากท่ีสุดวดัได ้137 มิลลิเมตร และประมาณนํ้าฝนนอ้ยท่ีสุดในเดือนมกราคมคือ 6 มิลลิเมตร เฉล่ีย

วนัท่ีฝนตกบนเกาะสีชงัประมาณปีละ 101 วนั 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 98 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

6.4   รายการอุปกรณ์เคร่ืองมือสารเคมีในการขจดัคราบนํ้ามนัและอ่ืนๆ 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 99 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

6.4.1 รายละเอียดอุปกรณ์ เคร่ืองมือ สารเคมีขจดัคราบนํ้ามนั 

     1. เรือไทยพบัลิคพอร์ต  1 ( TPP 1  )เป็นเรือขจดัคราบนํ้ามนั ( OIL MOP )  มีรายละเอียดดงัน้ี 

           1.1  ความยาวลาํเรือ ขนาด 18.50 เมตร  กวา้ง 6.0 เมตร  สูง 2.15 เมตร  กินนํ้าลึก 08.0 เมตร 

            1.2  เคร่ืองยนต ์ขนาด 170 แรงมา้ ท่ี 3,250 รอบ ต่อนาที มีจาํนวน 2 เคร่ือง 

            1.3  ความเร็วเรือเปล่าไม่บรรทุกนํ้ามนั 9 Knots 

            1.4  อตัราการกาํจดัคราบนํ้ามนั 50 ตนั ต่อ ชัว่โมง 

            1.5  ความจุของถงัเก็บคราบนํ้ามนั 40 ลูกบาศกเ์มตร จาํนวน 2 ถงั 

            1.6   Pump ดบัเพลิง 50 ลูกบาศกเ์มตร ต่อชัว่โมง พร้อมหัวฉีด 

            1.7  ถงัใส่นํ้ายาขจดัคราบจาํนวน 2 ถงัๆละ 1,000 ลิตร พร้อมระบบแขนสเปรยฉี์ดนํ้ายา 

      2.  เรือไทยพบัลิค 2 ( TPP 2)เป็นเรือเก็บคราบนํ้ามนั ( OIL STORAGE BARGE ) มีรายละเอียดดงัน้ี 

            2.1   ความยาวเรือ 20 เมตร กวา้ง 8 เมตร สูง 2.50 เมตร กินนํ้าลึก 1.20 เมตร 

            2.2   เคร่ืองยนตข์นาด 230 แรงมา้ ท่ี 1,800 รอบต่อนาที จาํนวน 2เคร่ือง 

            2.3   ความจุของถงัเก็บคราบนํ้ามนั มีความจุ 80 ลูกบาศกเ์มตร หรือ 80 ตนั หรือ 80,000 ลิตร 

            2.4   Pump ดบัเพลิง 50 ลูกบาศกเ์มตร ต่อชัว่โมง พร้อมหัวฉีด 

      3. ทุน่เก็บคราบนํ้ามนั ( BOOM ) มี 2 ชนิด 

           3.1 ชนิด FOAM BOOM สีส้ม จาํนวน 200 เมตร ลอยอยูใ่นนํ้าบริเวณอ่าวพร้อมใชง้าน 

          3.2 ชนิด FOAM  BOOM  สีส้ม จาํนวน 400 เมตร ปัจจุบนัอยูใ่นโรงเก็บบริเวณอ่าวพร้อมใชง้าน 

     4.  Disc Skimmer ประจาํอยูท่ี่เรือ TPP 1 ลกัษณะเป็นจานเก็บคราบนํ้ามนั โดยใช ้Motor Pump Hydraulicเป็นตวัขบั 

          เคล่ือนแผ่น Disc และใช ้Pump Hydraulic สูบเขา้เก็บไวใ้น Tamk บนเรือ ซ่ึงสามารถเก็บคราบนํ้ามนัได ้15            

ลูกบาศกเ์มตร ต่อชัว่โมง 

5.  Rovac ประจาํอยูท่ี่เรือ TPP 2 ใชดู้ดคราบนํ้ามนับนผิวนํ้ามนัทัว่ไปและบนผิวนํ้ามนั โดยใชห้ลกัการทาํงานของ  

เคร่ืองยนตดี์เซล  ขบั PUMP ดูดอากาศดูดคราบนํ้ามนัผา่นถงักรอง  สามารถเกบ็คราบนํ้ ามนัได ้40 ลูกบาศกเ์มตร 

ต่อชัว่โมง 

      6.  วสัดุดูดซึมนํ้ามนั จาํนวน 500 แผน่ ขนาด 45*45 เชนติเมตร เก็บอยูท่ี่โรงซ่อมบาํรุง 

      7.  แขนฉีดนํ้ายาขจดัคราบนํ้ามนั (  Dispersant )  ประจาํอยูท่ี่เรือ TPP 1 จาํนวน 2 แขน (ซา้ย - ขวา)โดยมี Pump สูบ

นํ้าทะเลและ Dispersant มาผสมกนัในอตัราส่วน 10 ต่อ 1 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 100 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

8.   สารเคมีขจดัคราบนํ้ามนั  TERGO R 40  CONCENTRATE  TYPE 3  มีจาํนวน 4,000 ลิตร บรรจุในถงั 200  ลิตร   

เก็บไวท่ี้โรงเก็บบนชายฝ่ัง 

9.  ถงัฉีดแรงดนัสูง เพื่อใชผ้สมสารเคมีขจดัคราบนํ้ามนั จาํนวน 6 ถงั เก็บไวใ้นอาคารบนชายฝ่ัง  
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 101 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

6.4.2  ภาพถ่ายอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ขจดัมลพิษ  

            6.4.2.1 เรือขจดัคราบนํ้ามนั  
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 102 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 103 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

6.4.2.2 อุปกรณ์เก็บคราบนํ้ามนั  
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 104 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 105 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 106 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 107 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

         

6.4.2.3  สารเคมีและอุปกรณ์ขจดัคราบนํ้ามนั 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 108 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 109 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

         

6.4.2.4  คุณลกัษณะสารเคมีขจดัคราบนํ้ามนัโดยเฉพาะ 

          สารเคมี OIL DISPERSANT ท่ีบริษทัสยามแทงคเ์ทอร์มินลั มีใชง้าน คือ สารเคมีขจดัคราบนํ้ามนัยีห่้อ 

TERGO รุ่น R 40 CONCENTRATE ประเภท 3 ท่ีอยูใ่นรายช่ือสารขจดัคราบนํ้ามนัท่ีกรมควบคุมมลพิษอุญาตให้

ใชใ้นประเทศไทย  สารดงักลา่วมีคุณสมบติัตามมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม  โดยมีคุณสมบติัท่ีช่วยใหน้ํ้ามนัแตกตวัใน

นํ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีอุณหภูมิตํ่า  เป็นสารท่ีลดแรงตึงผิวท่ีไดจ้ากธรรมชาติท่ีมีความเป็นพิษตํ่า ไม่มี

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และผูป้ฏิบติังาน ท่ีจะช่วยใหค้ราบนํ้ามนัแตกตวั จบัคราบนํ้ามนัใหมี้นํ้าหนกัและจมลง

ใตผ้ิวนํ้า  เป็นหยดนํ้ามนัเลก็ๆ เพื่อใหจุ้ลชีพในทะเลสามารถยอ่ยสลายได ้  ในการใชง้านตอ้งทาํการผสมกบันํ้าใน

อตัราส่วน สารเคมี 1 ลิตร ต่อนํ้า 20 ลิตร ฉีดพ่นเป็นสเปรยบ์ริเวณคราบนํ้ามนัท่ีตอ้งการขจดัคราบบนผิวนํ้า  เม่ือ

นาํไปผสมนํ้าควรใชใ้หห้มด ไม่ใหน้าํกลบัมาเก็บเน่ืองจากคุณสมบติัในการใชง้านลดแรงตึงผิวจบักบันํ้ามนัจะ

หมด ไปภายใน 24 ชัว่โมง และตอ้งทาํการเก็บไวใ้นท่ีร่มมีอากาศถ่ายเท   
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 110 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

6.5  รายช่ือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

  ลาํดบัท่ี ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นายสมบติั   บุญยอ้ย ผูอ้าํนวยการคลงัละท่าเรือ 

2 นายเสกสรร  ศรีส่วน ผูจ้ดัการแผนกปฏิบติัการ 

3 นายธนชัพงศ ์ พฒันสารีวงศ ์ ผช.ผูจ้ดัการแผนกปฏิบติัการ 

4 นายสรรเสริญ  บุญโทน จป.วิชาชีพ 

5 นายสบาย   ตุ่ยไชย หน.ซ่อมบาํรุง 

6 นายสงกรานต ์  ร่ืนเริง หน.กะ Operation กะ A 

7 นายธาดา  ศิริประกอบ หน.กะ Operation  กะ B 

8 นายอนุรักษ ์ สุขเยน็ หน.กะ Operation  กะ C 

9 นางนนัทพร  วรกิจนิติพนัธ์ หน.แผนธุรการ 

10 น.ส.นารี  จบศรี ธุรการฝ่ายปฏิบติัการ 

11 น.ส.เพญ็นภา  สันดวงดี ธุรการซ่อมบาํรุง 

12 นางจินตนา  ตนัติพิพฒักุล แม่บา้น 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 111 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

6.6  รายช่ือหน่วยงานราชการและผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีเกีย่วข้อง 

 6.6.1  หน่วยงานราชการ 

ลาํดบั

ท่ี 

           หน่วยงาน       หมายเลขโทรศพัท ์                หมายเลขโทรสาร 

1 กรมเจา้ท่า   

 สายด่วน  1199 ( 24 ชัว่โมง )  

 ศูนยค์วามปลอดภยัทางนํ้า กทม.  02 – 233 0437 ( 24 ชัว่โมง )  

 เจา้ท่าภูมิภาคชลบุรี  038 - 278346  038 - 278346 

 ศูนย์ควบคุมการจราจรและความ

ปลอดภยัทางทะเลเขตท่าเรือศรีราชา 

038-495161-3  038 - 495161 

2 กรมควบคุมมลพิษ   02 – 298 82270   02 – 298 2202 

 สายด่วน  1650  

3 กรมธุรกิจพลงังาน  02 – 794 4000  02 – 794 4300 

4 อาํเภอเกาะสีชงั  038 - 216201  038 - 216013 

5 เทศบาลตาํบลเกาะสีชงั  038 - 216141  038 - 216531 

6 ตาํรวจนํ้า ตาํบลเกาะสีชงั  038 - 216192  038 - 216192 

7 โรงพยาบาลเกาะสีชงั  038 - 216461  038 - 216470 

8 สถานีตาํรวจภูธรตาํบลเกาะสีชงั  038 – 216218 - 9  

9 สมาคมอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มของ

กลุ่มอุตสาหกรรม 

 02 – 239 7955 - 6  02 – 239 7917 

10 บริษทับางจากปิโตรเลียม  02 – 335 4044  02 – 745 5866 
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บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จํากดั  หน้าท่ี 112 จาก112 

หมายเลขเอกสาร PAPP - 01 ประเภทเอกสาร เอกสารควบคุม 

ช่ือเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจําท่าเรือเพ่ือป้องกันและขจัดมลพษิทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน เคมีภณัฑ์และสารท่ีเป็นอันตราย 

แก้ไข

คร้ังท่ี 
1 

วันท่ีเร่ิมใช้งาน 

วันท่ีแก้ไข 

14/7/65 

- 

 

 

        6.6.2  เรือเครน เรือบรรทุก   รถบรรทุก                               

    

    ลาํดบัท่ี                       บริษทั                  เบอร์โทร 

1 นาวาประทีป   08 - 04959919 

2 สมชาย ขนส่ง   08 - 19466679 

      6.6.3 บริษทัท่ีจดัแรงงานคน วสัดุอุปกรณ์ส่ิงของต่างๆ 

    ลาํดบัท่ี                       บริษทั                  เบอร์โทร 

1 บริษทั  KSC มารีน   08 - 91256598 

2 บริษทั ศรีราชาเชฟต้ี   08 - 16877718 

 

    6.7. รายช่ือหน่วยงานผูใ้หบ้ริการต่างๆ 

          6.7.1 บริษทัท่ีรับการกาํจดันํ้ามนั 

ลาํดบัท่ี ช่ือบริษทั เบอร์โทรศพัฑติ์ดต่อ 

1 บริษทั โปรเจค เวสท ์เมเน็จเมนท ์จาํกดั 02-150-1980 

2 บ.โปรเฟสชันแนล เวสต์เทคโนโลยี  (1999) จก. 

(มหาชน) 

0 2261 7000 

3 บ.เบตเตอร์เวิลดก์รีน จก.(มหาชน) 0 2731 0080-1 

4 บ.บริหารและพฒันาเพือการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม จก.

(มหาชน) 

0 2502 0900-99 
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ภาคผนวกที ่15 

แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้/เหตุฉุกเฉิน 



/   

 

/  
 

  

 

 

 1 

 

 2 

 

 

 

  

ED/EM/EC 

 

/  

  2 

( ) 

1.  038-216300 

2.   038-216100 

3.  038-216158 

        

 :  

1

 2   

/  
(  2 ) 



ภาคผนวกที ่16 

แผนฉุกเฉินระงับอัคคีภัยบริเวณท่าเรือและเรือ 



                                     
                                

                              SIAM  TANK  TERMINAL  CO., LTD. 

                                                                                1 
( FIRE EMERGENCY  PLAN HARBOUR AND SHIP ) 

 4   5/04/2563 
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รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ 
(Scope of Accreditation for Testing) 
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0251 
(Certification No. 23-LB0251) 

ชื่อห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory Name) 

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด 
(Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd.) 

หมายเลขการรับรองที่ 
(Accreditation No.) 

ทดสอบ 1712 
(Testing 1712) 

ฉบับที่     01 
(Issue No.01) 

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
(Valid from)             (17 July B.E.2566 (2023)) 

ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2571 
(Until)    (16 July B.E.2571 (2028)) 

สถานภาพห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory status) 

 ถาวร 
 (Permanent) 

นอกสถานที่ 
 (Site) 

ชั่วคราว 
 (Temporary) 

เคลื่อนที่ 
 (Mobile) 

หลายสถานที่ 
 (Multisite) 

 

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

   (Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)  

หน้าที่ 1/5 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental field) 

 
 

 

1. นำ้ 
    ( Water ) 

 
 
 
 

- โลหะหนัก 
  (Heavy metal) 

• โครเมียม (Cr) 
     0.03 mg/L to 2.00 mg/L 
• ทองแดง (Cu) 
     0.03 mg/L to 2.00 mg/L 
• เหล็ก (Fe) 
     0.03 mg/L to 2.00 mg/L 
• ตะกั่ว (Pb) 
     0.01 mg/L to 1.00 mg/L 
• นิกเกิล (Ni) 
     0.03 mg/L to 2.00 mg/L 
• อลูมิเนียม (Al) 
     0.10 mg/L to 2.00 mg/L 
• แบเรียม (Ba) 
     0.03 mg/L to 2.00 mg/L 
• แคดเมียม (Cd) 
     0.003 mg/L to 1.00 mg/L 
• แมงกานีส (Mn) 
     0.03 mg/L to 2.00 mg/L 
• เงิน (Ag) 
     0.05 mg/L to 2.00 mg/L 
• สังกะสี (Zn) 
     0.03 mg/L to 2.00 mg/L 

-  Standard Method for the 
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF 23rd edition 2017.     
Part 3030 F and 3120 B 
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(Issue No.) 

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
(Valid from)             (17 July B.E.2566 (2023)) 
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 กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)  

หน้าที่ 2/5 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental field) 

 
 

 

1. น้ำ (ต่อ) 
    (Water ) (cont.) 

 
 
 
 

2. น้ำเสีย  
     (Wastewater ) 

 
 

- ไขมันและน้ำมัน 
   (Oil & Grease) 

   3.0 mg/L - 20.0 mg/L 
 
 
 
- โลหะหนัก 
  (Heavy metal) 

• โครเมียม (Cr) 
     0.03 mg/L to 2.00 mg/L 
• ทองแดง (Cu) 
     0.03 mg/L to 2.00 mg/L 
• เหล็ก (Fe) 
     0.03 mg/L to 2.00 mg/L 
• ตะกั่ว (Pb) 
     0.03 mg/L to 2.00 mg/L 
• นิกเกิล (Ni) 
     0.03 mg/L to 2.00 mg/L 
• อลูมิเนียม (Al) 
     0.10 mg/L to 2.00 mg/L 
• แบเรียม (Ba) 
     0.03 mg/L to 2.00 mg/L 
• แคดเมียม (Cd) 
     0.03 mg/L to 2.00 mg/L 

 

- Standard Method for the 
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA,  

 WEF 23rd edition 2017.   
Part 5520 B 
 

-  Standard Method for the 
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF 23rd edition 2017.     
Part 3030 F and 3120 B 
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หน้าที่ 3/5 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental field) 

 
 

 

2. น้ำเสีย (ต่อ) 
     (Wastewater ) (cont.) 

 
 
 
 
 
 
 

- โลหะหนัก (ต่อ) 
  (Heavy metal) (cont.) 

• แมงกานีส (Mn) 
     0.03 mg/L to 2.00 mg/L 
• เงิน (Ag) 

     0.05 mg/L to 2.00 mg/L 
• สังกะสี (Zn) 
     0.03 mg/L to 2.00 mg/L 
 
 

- ไขมันและน้ำมัน 
   (Oil & Grease) 

     3.0 mg/L - 20.0 mg/L 
 

-  Standard Method for the 
Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF 23rd edition 2017. Part 
3030 F and 3120 B 

 
 
 
 
 
-  Standard Method for the 

Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA,  

   WEF 23rd edition 2017.       
Part  5520 B 
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สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental field) 

 
 

 

3.พ้ืนที่การทำงาน 
   (Workplace)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระดับเสียง 
  (Sound Level) 
  • ระดับเสียงเฉลี่ย 
    LeqT ชว่ง 30 - 130 dB(A) 
  • ระดับเสียงสูงสุด 
    Lmax ช่วง 30 - 130 dB(A) 

 

- ISO 11202:2010 
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงานเกี ่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน 
พ.ศ.2546 ลงวันที่ 6 พ.ย. 2546  
(Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003) 
on the Safety Protection Measures in Factory Regarding 
Working Area Environment, dated November 6, 2003) 
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน ลงวันที่ 13 
ธ.ค. 2560  

(Notification of the Department of Labor Protection and 
Welfare on the standard of noise level that employees 
are allowed to receive in average period of work each day, 
dated December 13, 2017.) 
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธ ีการตรวจวัดและการวิเคราะห์
สภาวะการทำงานเกียวกับระดับความร้อน แสง
สว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภท
กิจการที ่ต้องดำเนินการ ลงวันที ่ 8 ก.พ. 2561 
(Notification of the Department of Labor Protection 
and Welfare on Criteria, Measurement Methods, and 
Analysis of Working Conditions Regarding Heat, Light, or 
Noise Levels, Including Duration and Types of 
Businesses to Be Performed, dated February 8, 2018.) 
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หน้าที่ 5/5 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental field) 

 
 

 

4. บรรยากาศ  
    (Ambient) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ระดับเสียง 
 (Sound Level) 
• ระดับเสียงเฉลี่ย 
LeqT  ช่วง  30.0 - 130.0 dB(A) 
• ระดับเสียงสูงสุด 
 Lmax ช่วง 30.0 - 130.0 dB(A) 
 

- ISO 1996 - 1 : 2016 
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 15 (2540)  เรื่องกำหนด มาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มี.ค. 2540 
(Notification of The National Environmental Board 
Volume 15 B.E. 2540 (1997) on the general noise 
level standards, dated March 12, 1997) 

- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การ
คำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 ส.ค. 2540 
(Notification of the Pollution Control Department on 
the calculation of the noise level, dated August 11, 
1997.) 

- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง 
วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่
เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.
2553 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2553  
(Notification of the Department of Industrial Works 
on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise 
Levels 24-Hour Average and Maximum Noise Level 
from Factory B.E. 2553, dated December 20, 2010.) 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวกที ่28 

เอกสารอุปกรณส์อบเทยีบเคร่ืองมือ 















































































บริษทั อสีเทิร์น ไทย คอนซัลติง้ 1992 จาํกดั

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ (ศรีราชา) 683 หมู่ 11 ถนนสุขาภบิาล 8 

ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230
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