
 

 

 

 

 

  บททีÉ 4 

ผลการตรวจวัดเพืÉอติดตาม 

คุณภาพสิÉงแวดล้อม 

 

 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หวัหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2568 

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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บททีÉ 4 

ผลการตรวจวัดเพืÉอตรวจติดตามคุณภาพสิÉงแวดล้อม 

 

จากการตรวจวดัคุณภาพนํÊาเสียหลงับาํบดัและนํÊาสระว่ายนํÊาเพืÉอติดตามคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม ของ โรงแรม ไฮซี หวั

หิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั) ในระหว่าง เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 256Š ซึÉงทางสถานประกอบการ

ไดท้าํการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํÊาเสีย และนํÊาสระว่ายนํÊาในเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 256Š ซึÉงผลการ

วิเคราะหท์ีÉทาํการตรวจวดั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนีÊ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หัวหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568 

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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4.1 ระบบบําบัดนํÊาเสีย 

แสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํÊาทิÊงหลงับาํบดั 

 

หมายเหต ุ; 

(1) วิธีการวิเคราะห์  : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 

(2) มาตรฐาน            : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม  เรืÉองกาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊงจากอาคารางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) ลงวนัทีÉ ş   

พฤศจิกายน 2548 

(3) มาตรฐาน   : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม  เรืÉองกาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊงจากอาคาร บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ค)       

ลงวนัทีÉ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพเิศษ 233ง วนัทีÉ 27 สิงหาคม 2567 

(4)   ≤                  หมายถึง นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 

ทีÉมา : บริษทั เบสท์ ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 

วันทีÉเกบ็ตัวอย่าง 
ดัชนีทีÉตรวจวัด 

pH BOD 

25/01/2568 7.5 87.0 

24/02/2568 7.4 297.0 

27/03/2568 7.5 40.0 

26/04/2568 7.0 32.0 

21/05/2568 7.0 91.5 

25/06/2568 7.1 32.9 

ค่ามาตรฐาน 5.5 -9.0 <40 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หัวหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568 

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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      จากการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํÊาทิÊงหลงับาํบดัของโรงแรม ไฮซี หวัหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หัวหิน จาํกดั) ตัÊงแตเ่ดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2568 (จากตารางทีÉ 4-1) พบวา่คุณภาพนํÊาทิÊง

หลงับาํบดัของโครงการ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม ตีพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนทีÉ 125ง ลงวนัทีÉ 29 

ธนัวาคม 2548 และประกาศใหม ่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) ลง

วนัทีÉ 28 มิถนุายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม่ทีÉ 141 ตอนทีÉ 233ง วนัทีÉ 27 สิงหาคม 2567 ซึÉงสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนีÊ  

 

1. ปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.0-7.5 (มาตรฐาน 5.5-9.0 pH Unit) สรุปไดว่้าคุณภาพนํÊ าทิÊงหลงับาํบดัของโครงการมีปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทีÉกาํหนด (ภาพทีÉ 

4-1.1) 

2. ปริมาณค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD) มีค่า 32.0-297.0 (มาตรฐาน < 40 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปไดว่้าคุณภาพนํÊาทิÊงหลงับาํบดัของโครงการเดือน มกราคม, กุมภาพนัธ,์ พฤษภาคม 

   สูงเกินเกณฑม์าตรฐานทีÉกาํหนด (ภาพทีÉ 4-1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หัวหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568 

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 

4-5

ตารางทีÉ 4-2 แสดงผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํÊาสระว่ายนํÊาพารามิเตอร์ค่าทางเคมี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

 (1) วธีิการวิเคราะห ์ : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 

 (2) มาตรฐาน           : ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉอง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจการอืÉนๆ ในทาํนองเดียวกนั  

 (3) <    หมายถึง นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 

 (4) >     หมายถึง มากกว่าหรือเท่ากบั 

ทีÉมา : บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 

 

 

 

วันทีÉเก็บ

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง ดัชนีทีÉตรวจวัด 

คุณภาพ pH 
Residual 

Chlorine 

Combined 

Chlorine 
Alkalinity 

Calcium 

Hardness 
Cyanuric acid Ammonia Nitrate 

25/01/2568 สระวา่ยนํÊา 4.6 0.2 0.3 20 242 20 3.2 0.0 

24/02/2568 สระวา่ยนํÊา 7.1 0.2 0.1 20 240 5 3.6 0.0 

27/03/2568 สระวา่ยนํÊา 3.8 0.2 0.1 40 240 19 0.6 0.0 

26/04/2568 สระวา่ยนํÊา 6.3 0.3 0.4 210 356 12 0.6 0.0 

21/05/2568 สระวา่ยนํÊา 3.7 0.1 0.04 210 388 19 0.6 0.0 

25/06/2568 สระวา่ยนํÊา 5.0 1.0 0.5 180 368 28 0.7 0.0 

ค่ามาตรฐาน  7.2-8.4 0.6-1.0 0.5-1.0 80-100 - 30-60 <20 <50 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หัวหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568 

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 

4-6

ตารางทีÉ 4-2 (ต่อ) แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํÊาสระว่ายนํÊาพารามิเตอร์ค่าทางชีววิทยา  

 

 

 

 

 

วันทีÉเก็บ

ตัวอย่าง 

 

ตัวอย่าง 
ดัชนีทีÉตรวจวัด 

คุณภาพนํÊา 
Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria Eacherichla Coli Staphylococcus Aureus Pseudomonas Aeruginosa 

25/01/2568 สระว่ายนํÊา < 1.8 ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ 

24/02/2568 สระว่ายนํÊา 24.0 2.0 ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ 

27/03/2568 สระว่ายนํÊา < 1.8 ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ 

26/04/2568 สระว่ายนํÊา < 1.8 ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ 

21/05/2568 สระว่ายนํÊา < 1.8 ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ 

25/06/2568 สระว่ายนํÊา < 1.8 ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ 

ค่ามาตรฐาน สระว่ายนํÊา < 10.0 ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ ตรวจไม่พบเชืÊอ 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หัวหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568 

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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หมายเหต ุ

   (1) วิธีการวิเคราะห์  : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 

   (2) มาตรฐาน           : ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉอง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจการอืÉนๆ ในทาํนองเดียวกนั 

   (3) <         หมายถึง นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 

   (4) < 1.8    = ตรวจไม่พบเชืÊอตามวธีิของห้องปฏบิติัการวิเคราะห ์

   ทีÉมา : บริษทั เบสท์ ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 

  

 จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํÊาสระว่ายนํÊาของโรงแรม ไฮซี หวัหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั) ตัÊงแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (จากตารางทีÉ 4.2) พบว่าคุณภาพนํÊาสระว่าย

นํÊา ของโครงการโดยใชวิ้ธีมาตรฐานตามตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉองการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจการอืÉน ๆ ในทาํนองเดียวกนั สําหรับผล

การวิเคราะห์คุณภาพนํÊาสระวา่ยนํÊาของเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 ซึÉงสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนีÊ  

1. คุณภาพนํÊาสระว่ายนํÊา ปริมาณค่า pH มีค่า 3.7-7.1 (มาตรฐาน 7.2-8.4) สรุปไดว่้าคุณภาพนํÊาสระว่ายนํÊาของโครงการมีปริมาณค่า pH ตํÉากว่าเกณฑม์าตรฐานทีÉกาํหนด  

(ภาพทีÉ 4-2.1)  

2. คุณภาพนํÊาสระว่ายนํÊา ปริมาณค่า Residual Chlorine มีค่า 0.1-1.0 (มาตรฐาน 0.6-1.0 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปไดว่้าคุณภาพนํÊาสระวา่ยนํÊาของโครงการมีปริมาณค่า Residual Chlorine ตํÉากว่า

มาตรฐานทีÉกาํหนด (ภาพทีÉ 4-2.2) 

3. คุณภาพนํÊาสระว่ายนํÊ า ปริมาณของ Combine Chlorine มีค่า 0.1-0.5 (มาตรฐาน 0.5-1.0 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปไดว่้าคุณภาพนํÊ าสระว่ายนํÊาของโครงการมีปริมาณค่า Combine Chlorine ตํÉากว่า

มาตรฐานทีÉกาํหนด (ภาพทีÉ 4-2.3) 

4. คุณภาพนํÊาสระว่ายนํÊา ปริมาณของ Alkalinity มีค่า 20-210 (มาตรฐาน 80-100 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปไดว่้าคุณภาพนํÊาสระว่ายนํÊาของโครงการมีปริมาณค่า Alkalinity เดือน มกราคม-มีนาคม

ตํÉากวา่มาตรฐานทีÉกาํหนด ส่วนเดือน เมษายน-มิถุนายน เกินเกณฑม์าตรฐานทีÉกาํหนด (ภาพทีÉ 4-2.4) 

5. คุณภาพนํÊ าสระว่ายนํÊ า ปริมาณค่าความกระด้าง (Calcium Hardness) มีค่า 240-388 มิลลิกรัม/ลิตร สรุปไดว่้าคุณภาพนํÊ าสระว่ายนํÊ าของโครงการมีปริมาณค่าความกระดา้งอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานทีÉกาํหนด (ภาพทีÉ 4-2.5) 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หัวหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568 

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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6. คุณภาพนํÊ าสระว่ายนํÊ า ปริมาณของ Cyanuric Acid มีค่า 5.0-28.0 (มาตรฐาน 30-60 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปไดว่้าคุณภาพนํÊ าสระว่ายนํÊ าของโครงการมีปริมาณค่า Cyanuric Acid ตํÉากว่า

มาตรฐานทีÉกาํหนด (ภาพทีÉ 4-2.6) 

7. คุณภาพนํÊาสระว่ายนํÊ า ปริมาณของ Ammonia มีค่า 0.6-3.6 (มาตรฐาน < 20  มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปไดว่้านํÊาสระว่ายนํÊาของโครงการมีปริมาณค่า Ammonia อยู่ในเกณฑม์าตรฐานทีÉกาํหนด 

(ภาพทีÉ 4-2.7) 

8. คุณภาพนํÊาสระว่าย ปริมาณของ Nitrate มีค่า 0.0 (มาตรฐาน < 50) สรุปไดว่้านํÊาสระว่ายนํÊาของโครงการมีปริมาณค่า Nitrate อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทีÉกาํหนด (ภาพทีÉ 4-2.8) 

9. คุณภาพนํÊาสระว่ายนํÊ า ปริมาณของ Total Coliform Bacteria มีค่า < 1.8-20.0 (มาตรฐาน ตรวจไม่พบเชืÊอ) สรุปไดว่้านํÊาสระว่ายนํÊ าของโครงการ เดือนกุมภาพนัธ์ ตรวจพบเชืÊอ นอกนัÊนอยู่

ในเกณฑม์าตรฐานทีÉกาํหนด   

10. คุณภาพนํÊ าสระว่ายนํÊา ปริมาณของ Fecal Coliform Bacteria มีค่า 20.0 (มาตรฐาน ตรวจไม่พบเชืÊอ) สรุปไดว้่านํÊาสระว่ายนํÊ าของโครงการ เดือนกุมภาพนัธ์ ตรวจพบเชืÊอ นอกนัÊนอยูใ่น

เกณฑม์าตรฐานทีÉกาํหนด   

              11.   คุณภาพนํÊาสระว่ายนํÊา ปริมาณของ E.coli มีค่าเท่ากบั ตรวจไม่พบเชืÊอ (มาตรฐาน ตรวจไม่พบเชืÊอ) ซึÉงมีปริมาณของ E.coli อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทีÉกาํหนด  

12.  คุณภาพนํÊาสระว่ายนํÊา ปริมาณของ S.aures มีค่าเท่ากบั ตรวจไม่พบเชืÊอ (มาตรฐานตรวจไม่พบเชืÊอ) ซึÉ งมีปริมาณของ S.aures อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทีÉกาํหนด  

13.  คุณภาพนํÊาสระว่ายนํÊา ปริมาณของ Psudommnas มีค่าเท่ากบั ตรวจไม่พบเชืÊอ (มาตรฐานตรวจไม่พบเชืÊอ) ซึÉ งมีปริมาณของ Psudommnas อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทีÉกาํหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หัวหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568 

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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ภาพทีÉ 4.1-1 กราฟแสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในนํÊาเสียหลงับาํบดั 
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กราฟแสดงปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในนํÊาทิÊงหลังบําบัด

มาตรฐานสูงสุด 9.0

มาตรฐานตํÉาสุด 5.0

ผลการวเิคราะห์



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หัวหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  
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บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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ภาพทีÉ 4.1-2 กราฟแสดงปริมาณบีโอดี (BOD) ในนํÊาเสียหลงับาํบดั 
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กราฟแสดงปริมาณค่า(BOD) ในนํÊาทิÊงหลงับําบัด

มาตรฐาน < 40 mg/L

ผลการวิเคราะห์



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หัวหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568 

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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ภาพทีÉ 4.2-1 กราฟแสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในนํÊาสระวา่ยนํÊา 

4.5

7.1

3.8

6.3

3.7

5.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

ม.ค.-68 ก.พ.-68 มี.ค.-68 เม.ย.-68 พ.ค.-68 มิ.ย.-68

pH
 (p

H
 U

ni
t)

เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในนํÊาทิÊงหลังบําบัด

มาตรฐานสูงสุด 9.0

มาตรฐานตํÉาสุด 5.0

ผลการวิเคราะห์



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หัวหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568 

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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ภาพทีÉ 4.2-2 กราฟแสดงค่าคลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) ในนํÊาสระวา่ยนํÊา 
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กราฟแสดงปริมาณค่า (Residual Chlorine) ในนํÊาสระว่ายนํÊา

ผลการวิเคราะห์

มาตรฐานสูงสุด 1.0 mg/L

มาตรฐานตํÉาสุด 0.6 mg/L



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หวัหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568 

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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ภาพทีÉ 4.2-3 กราฟแสดงค่า (Combined Chlorine) ในนํÊาสระว่ายนํÊา 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่า (Combined Chlorine) ในนํÊาสระว่ายนํÊา

มาตรฐานสูงสุด 1.0 mg/L

ผลการวิเคราะห์

มาตรฐานตํÉาสุด 0.5 mg/L



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หวัหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568 

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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ภาพทีÉ 4.2-4 กราฟแสดงค่า (Alkalinity) ในนํÊาสระว่ายนํÊา 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่า (Alkalinity) ในนํÊาสระว่ายนํÊา

มาตรฐานสูงสุด 100 mg/L

ผลการวิเคราะห์

มาตรฐานตํÉาสุด 80 mg/L



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หัวหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568 

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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ภาพทีÉ 4.2-5 กราฟแสดงค่าความกระดา้ง (Calcium Hardness) ในนํÊาสระว่ายนํÊา 
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กราฟแสดงปริมาณค่า (Calcium Hardness) ในนํÊาสระว่ายนํÊา

ผลการวิเคราะห์



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หวัหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568 

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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ภาพทีÉ 4.2-6 กราฟแสดงค่า (Cyanuric Acid) ในนํÊาสระว่ายนํÊา 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่า (Cyanuric acid) ในนํÊาสระว่ายนํÊา

มาตรฐานสูงสุด 60 mg/L

ผลการวิเคราะห์

มาตรฐานตํÉาสุด 30 mg/L



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หวัหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568 

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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ภาพทีÉ 4.2-7 กราฟแสดงค่า (Ammonia) ในนํÊาสระว่ายนํÊา 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่า (Ammonia) ในนํÊาสระว่ายนํÊา

ผลการวิเคราะห์

มาตรฐาน < 20 mg/L



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หวัหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568 

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 
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ภาพทีÉ 4.2-8 กราฟแสดงค่า (Nitrate) ในนํÊาสระว่ายนํÊา 
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กราฟแสดงปริมาณค่า (Nitrate) ในนํÊาสระว่ายนํÊา

ผลการวิเคราะห์

มาตรฐาน < 50 mg/L


