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จัดท ำโดย                          หน้ำ 3-1 
บริษัท เซ้ำเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง จ ำกัด   

บทที่  3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 
โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ ากดั ไดท้  าการ

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ของ โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ตาม
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งด้านโครงการด้านบริการชุมชนและท่ีพกัอาศยั ประจ าเดือน
มกราคม – มิถุนายน 2568 ซ่ึงครอบคลุมปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั คือ 

 

 การใชน้ ้า 
 การจดัการน ้าเสีย 
 การจดัการขยะมูลฝอย 
 การป้องกนัอคัคีภยั 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษทั 
อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ ากดั มีแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ประจ าปี 2568  แสดงดงัตาราง
ท่ี 3.1 และมีรายละเอียดการด าเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือน
มกราคม – มิถุนายน 2568 แสดงดงัตารางท่ี 3.2 
ตารางที ่ 3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าปี 2568 

       โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จ ากดั 
คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีตรวจวดั ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพน ้าทิง้ - คุณภาพน ้าก่อนการบ าบดั / / / / / / / / / / / / 
- คุณภาพน ้าผา่นการบ าบดั / / / / / / / / / / / / 
- ส่วนตกตะกอน   /   /   /   / 
- บ่อดกัไขมนั / / / / / / / / / / / / 
- ระบบบ าบดัน ้าเสีย / / / / / / / / / / / / 

2. ตรวจสอบระบบท่อ
น ้าประปาและถงั
ส ารองน ้าใช ้

- แนวท่อประปา / / / / / / / / / / / / 
- ถงัส ารองน ้าใชทุ้กแห่งใน
โครงการ 

     /      / 

3. มูลฝอย 

- ถงัรองรับมูลฝอยแต่ละชั้น / / / / / / / / / / / / 

- ห้องพกัมูลฝอยรวมของ
โครงการ 

/ / / / / / / / / / / / 

4. ระบบป้องกนั
อคัคีภยั 

- อุปกรณ์ส าหรับระบบป้องกนั
อคัคีภยัและระบบสญัญาณ
เตือนภยั 

/ / / / / / / / / / / / 

- ระบบจ่ายไฟส ารอง    /    /    / 
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จัดท ำโดย                          หน้ำ 3-2 
บริษัท เซ้ำเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง จ ำกัด   

ตารางที ่ 3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าปี 2568 
       โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จ ากดั 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีตรวจวดั ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
4. ระบบป้องกนั
อคัคีภยั 

- ป้ายและเคร่ืองหมายการหนี
ไฟ และแผนผงัเส้นทางหนีไฟ 

   /    /    / 

 

- อุปกรณ์ดบัเพลิง เช่น ถงั
ดบัเพลิงแบบมือถือ หวัรับน ้า
ดบัเพลิง สายฉีดน ้าดบัเพลิง 
และตูเ้ก็บสายฉีดน ้าดบัเพลิง 

   /    /    / 

 
- บนัไดหนีไฟ เส้นทางการหนี
ไฟและจุดรวมคน 

/ / / / / / / / / / / / 

5. ระบบระบายอากาศ 

- ช่องระบายอากาศตาม
ธรรมชาติ เช่น หนา้ต่างๆและ
ประต ู

/ / / / / / / / / / / / 

- พดัลมระบายอากาศ / / / / / / / / / / / / 
6. พ้ืนท่ีสีเขียว - ตน้ไมภ้ายในโครงการ / / / / / / / / / / / / 
7. การระบายน ้าและ
ป้องกนัน ้าท่วม 

- ท่อระบายน ้า / / / / / / / / / / / / 

8. การจราจร - ถนนในโครงการ / / / / / / / / / / / / 
 - ทางเขา้ -ออกโครงการ / / / / / / / / / / / / 
9) สุขภาพและสาธาร
สุข 
- เช้ือลีจิโอเนลลาใน
เคร่ืองปรับอากาศ 

- ห้องปรับอากาศบริเวณ
ห้องพกัแรม 

   /    /    / 

- สระวา่ยน ้า - สระวา่ยน ้าในโครงการ / / / / / / / / / / / / 

 
- ห้องน ้า ห้องอาบน ้าบริเวณ
สระ 

/ / / / / / / / / / / / 

 
- มาตรการดา้นโครงสร้างและ
ความปลอดภยั 

/ / / / / / / / / / / / 

 
- มาตรการดา้นอุบติัเหตุจาก
การจมน ้าของการใชส้ระวา่ย
น ้า 

/ / / / / / / / / / / / 

10) คุณภาพอากาศ 
- บริเวณริมร้ัวดา้นโครงการ
ส่วนเรือนไทย 

     /      / 

 
   หมายเหต ุ   :      -      หมายถึง  ไม่ด าเนินการ เน่ืองจากรายงาน  EIA ไม่ไดก้ าหนดใหท้ าการตรวจวดั 
                              /      หมายถึง  มีการด าเนินการตามความถ่ีในรายงาน EIA  
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จัดท ำโดย                                                                                                           หน้ำ 3-3 
บริษัท เซ้ำเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง จ ำกัด   

ตารางที ่ 3.2   รายละเอยีดการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย)  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดเกบ็ตัวอย่าง พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวัด /วิเคราะห์ ความถี่ 
ปัจจุบันปี 2568 

จุดเกบ็ตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ 
1.คุณภาพน ้ า        
1.1คุณภาพน ้ าท้ิง - จุดปล่อยน ้ าเสียก่อนเขา้

ระบบบ าบดัน ้ าเสีย (น ้ าก่อน
บ าบดั) 
- จุดปล่อยน ้ าท้ิงจากบ่อพกั
น ้ าท้ิง (น ้ าผา่นการบ าบดั) 

- pH, BOD, TSS, S2-, TDS, 
Settleable Solids, G&O, 
TKN, TCB, FCB 

 
 
 
 
- ตาม Standard Method 
for the Examination of 
Water and Wastewater 
23rd Edition, 2017 ของ 
APHA, AWWA and WEF 

-ทุกเดือน -น ้ าเสียก่อนบ าบดั 
 
-น ้ าผา่นการบ าบดั 

- pH, BOD, TSS,  G&O 
- pH, BOD, TSS, S2-, 
TDS, Settleable Solids, 
G&O, TKN 

- 6 เดือน/คร้ัง 
 
- 1 เดือน/คร้ัง 

1.2 คุณภาพน ้ าใช ้ - ถงัส ารองน ้ าใชทุ้กแห่ง 1. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
2. Escherichia Coli 
3. staphylococcus aureus 
4. Clostridium perfringen 

- 6 เดือน/
คร้ัง 

-น ้ าใชใ้นหอ้งพกั - TCB,E.coli 
-pH, turbid,Cl-, 
Hardness, Fe, 
TDS,Color,F,SO4

2-, 
Mn,NO3-N, Cu,Zn,Hg 
,Pb,As,Cr,Cd 

- 1 เดือน/คร้ัง 
- 6 เดือน/คร้ัง 
 

1.3 คุณภาพน ้ าในสระ
วา่ยน ้ า 

- สระวา่ยน ้ าในโครงการ 1. คลอรีนอิสระคงเหลือ  
2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
 

- วนัละ 2 
คร้ัง ก่อน
เปิดและ
หลงัปิด
บริการ 

- - - 
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จัดท ำโดย                                                                                                           หน้ำ 3-4 
บริษัท เซ้ำเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง จ ำกัด   

ตารางที ่ 3.2   รายละเอยีดการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย)  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดเกบ็ตัวอย่าง พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวัด /วิเคราะห์ ความถี่ 
ปัจจุบันปี 2568 

จุดเกบ็ตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ 

1.คุณภาพน ้ า (ต่อ)        
1.3 คุณภาพน ้ าในสระ
วา่ยน ้ า 

- สระวา่ยน ้ าในโครงการ - TCB, FCB 
 
-pH , Cl-, Residual Cl2

-, 
Combine Cl2

-, กรดไซยานูริก
Calcium - Hardness, 
NH3-N, E.coli, S.aureus. 
P.aeruginosa 
 

 
 
-ตาม Standard Method 
for the Examination of 
Water and Wastewater 
23rd Edition, 2017 ของ 
APHA, AWWA and WEF 

-ทุก
เดือน 
- 3 
เดือน/
คร้ัง 

-สระวา่ยน ้ า A,B  
 
 
 

-pH , Cl-, ResidualCl2
-, 

Combine Cl2
-, กรดไซยานูริก 

Calcium-- Hardness,NH3-N, 
TCB, FCB, E.coli, S.aureus. 
P.aeruginosa 
 

- - 1 เดือน/คร้ัง 

2.คุณภาพอากาศ -ภายในพ้ืนท่ีโครงการ  
1 จุด 

- TSP 
-PM-10 
- Carbon Monoxide 
 (CO-8 hr) 
- NO2 (1hr, 24 hrs) 
-Total Hydrocarbon (THC) 
- SO2 (1hr, 24 hrs) 
 

- High Volume Air Sampler 
- High Volume Air Sampler 
- Non-dispersive Infrared 
Detection 
- Chemiluminescence 
- FlD Mehtod /Tedlar Bag 
- UV Fluorescence 

- 6 
เดือน/
คร้ัง 

- - - 

*หมายเหตุ     -  ไม่มีการตรวจวดั



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จัดท ำโดย                          หน้ำ 3-5 
บริษัท เซ้ำเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง จ ำกัด   

3.1 การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ 
การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้ า จะด าเนินการตามวิธีมาตรฐานของ  APHA, AWWA and WEF Standard 

Method for the Examination of Water and Wastewater 24nd Edition, 2023  โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและ
รักษาตวัอยา่งน ้า แสดงดงัตารางท่ี 3.3 และรายละเอียดวธีิการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้า แสดงดงัตารางท่ี 3.4 

 
ตารางที ่ 3.3 วธีิการเกบ็และรักษาตัวอย่างน า้ 

วธีิการเกบ็และรักษาตวัอย่างน า้ 
        

เก็บตวัอยา่งน ้าโดยวิธี Grab Sampling โดยตวัอยา่งท่ีเก็บไดจ้ะบรรจุใส่ขวดประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

1. ตวัอยา่งวิเคราะห์หาปริมาณไขมนั (Oil & Grease) ตวัอยา่งท่ีเก็บไดจ้ะบรรจุใส่ขวดแกว้ขนาด 1,000 ml  

2. ตวัอยา่งวิเคราะห์หาปริมาณ Bacteria ประเภทต่างๆ ตวัอยา่งท่ีเก็บไดจ้ะบรรจุใส่ขวดแกว้ท่ีผา่นการฆ่าเช้ือดว้ยวิธี  Sterile 

Technique   

3. ตวัอยา่งวิเคราะห์หาพารามิเตอร์อ่ืนๆ ตวัอยา่งท่ีเก็บไดจ้ะบรรจุใส่ขวดพลาสติกขนาด 1,800 ml  
ตวัอยา่งทั้งหมดจะถูกแช่ในถงัน ้าแขง็เพ่ือเก็บรักษาตวัอยา่งก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ ภายใน 24 ชัว่โมง  ส าหรับค่า 

พารามิเตอร์บางค่า จะตรวจวดัท่ีภาคสนาม ไดแ้ก่ pH, DO, Temperature และ Flow Rate 

 
 
ตารางที ่3.4 รายละเอยีดวธีิการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ 

ล าดบัที ่ พารามเิตอร์ วธีิการตรวจวเิคราะห์ 

1 pH  Electrometric 
2 BOD5  5-Day BOD Test, Azide modification 
3 Total Suspended  Solids  Dried at 103-105 oC 
4 Sulfide  Iodometric 
5 Total Dissolved Solids  Dried at 103-105 oC 
6 Settleable Solids Volumetric 
7 Grease & Oil Partition-Gravimetric 
8 Total Kjeldahl Nitrogen  Macro-Kjeldahl 
9 Fecal coliform Bacteria   MPN Test 
10 Tota lcoliform Bacteria MPN Test 
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จดัท าโดย        หนา้ 3-6 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

3.1.1 การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งของโครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของ

บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 จ านวน 2 สถานี  คือ น ้ าเสียก่อน
บ าบดัและน ้าผา่นการบ าบดั 

3.1.1.1    ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ (น า้เสียก่อนบ าบัด) 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสียก่อนบ าบดั ของโครงการ อมารี ปาล์มรีฟ 

เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 แสดง
ดงั ตารางท่ี 3.5-3.6 

 
ตารางที ่3.5   ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าเสียก่อนบ าบดั 
 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2566 –  ธนัวาคม 2567 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

พารามเิตอร์ 

pH 
BOD5 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & 
Grease 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable 
Solid 
(ml/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

FCB 
(MPN 

/100ml) 

TCB 
(MPN/ 
100ml) 

ระบบบ าบัด (แผนกช่าง) 
ธนัวาคม 2566 7.6 160 94.0 118 3.1 480 5.0 1.7 >160,000 >160,000 

ระบบบ าบัด (Beach) 
ธนัวาคม 2566 7.5 118 86.0 107.5 4.0 384 6.0 2.6 >160,000 >160,000 

*วเิคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั   เลขทะเบียน ว-238 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย        หนา้ 3-7 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

ตารางที ่3.5   ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าเสียก่อนบ าบดั 
 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2566 –  ธนัวาคม 2567 

วนัทีเ่กบ็
ตวัอย่าง 

พารามเิตอร์ 

pH 
BOD5 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & 
Grease 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable 
Solid 
(ml/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

FCB 
(MPN 

/100ml) 

TCB 
(MPN/ 
100ml) 

ระบบบ าบดั (แผนกช่าง) 
ม.ค. 67 7.5 106 125 37.10 3.5 490 20.0 2.5 > 160,000 > 160,000 

ก.พ. 67 8.4 154 140 34.20 3.0 750 27.0 2.5 > 160,000 > 160,000 

มี.ค. 67 7.8 211 108 39.50 3.0 480 20.0 0.94 > 160,000 > 160,000 

เม.ย. 67 7.2 209 120 39.10 8.0 442 15.0 3.0 > 160,000 > 160,000 

พ.ค. 67 7.6 255 118 40.50 8.00 571 8.0 0.78 > 160,000 > 160,000 

มิ.ย. 67 7.4 95.0 95.0 41.80 5.20 415 3.0 3.0 > 160,000 > 160,000 

ก.ค. 67 7.4 95.0 95.0 41.80 5.20 415 3.0 3.0 > 160,000 > 160,000 

ส.ค. 67 7.10 94.0 74.0 37.10 3.00 416 < 0.1 1.60 > 160,000 > 160,000 

ก.ย. 67 7.60 80.0 71.0 45.00 4.21 415 < 0.1 1.5 > 160,000 > 160,000 

ต.ค. 67 6.8 88.0 100 49.0 3.50 383 < 0.1 2.00 > 16,000 > 16,000 

พ.ย. 67 7.5 85.0 96.0 41.00 8.00 418 0.8 0.51 > 16,000 > 16,000 

ธ.ค. 67 7.4 74.0 91.0 41.00 2.0 338 < 0.1 8.00 > 16,000 > 16,000 

ระบบบ าบดั (Beach) 
ม.ค. 67 7.5 180 92.0 35.00 2.5 500 24.0 0.98 > 160,000 > 160,000 

ก.พ. 67 7.8 180 97.0 39.00 3.1 840 21.0 0.88 > 160,000 > 160,000 

มี.ค. 67 7.5 200 120 38.10 2.0 570 26.0 2.0 > 160,000 > 160,000 

เม.ย. 67 7.3 215 85.0 40.10 3.5 394 7.5 2.0 > 160,000 > 160,000 

พ.ค. 67 7.5 228 55.0 76.00 20.00 415 15.0 1.98 > 160,000 > 160,000 

มิ.ย. 67 7.0 84.0 68.0 38.90 7.10 393 5.0 < 1.0 > 160,000 > 160,000 

ก.ค. 67 7.6 100 96.0 46.15 2.50 473 < 0.1 2.00 > 160,000 > 160,000 

ส.ค. 67 7.30 104 96.0 35.30 2.80 391 < 0.1 1.00 > 160,000 > 160,000 

ก.ย. 67 7.1 96.0 88.0 41.30 2.50 400 < 0.1 0.97 > 160,000 > 160,000 

ต.ค. 67 7.2 91.0 78.0 47.10 5.00 399 < 0.1 < 0.1 > 16,000 > 16,000 

พ.ย. 67 7.6 71.0 86.0 38.00 5.10 429 0.4 0.92 > 16,000 > 16,000 

ธ.ค. 67 7.8 90.0 77.0 39.00 8.0 480 < 0.1 4.0 > 16,000 > 16,000 

*วเิคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั   เลขทะเบียน ว-238 

 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย        หนา้ 3-8 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

ตารางที ่3.6   ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าเสียก่อนบ าบดัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

พารามเิตอร์ 

pH 
BOD5 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & 
Grease 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable 
Solid 
(ml/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

FCB 
(MPN 

/100ml) 

TCB 
(MPN/ 
100ml) 

ระบบบ าบดั (แผนกช่าง) 
ม.ค. 68 6.9 118 96.0 49.10 8.30 399 2.0 1.50 > 16,000 > 16,000 

ก.พ. 68 7.3 60.0 51.0 39.0 5.00 618 7.0 < 1.0 > 16,000 > 16,000 

มี.ค. 68 7.2 70.0 64.0 40.0 5.13 622 < 0.1 3.0 > 16,000 > 16,000 

เม.ย. 68 7.2 83.0 71.0 44.0 7.00 683 < 0.1 4.0 > 16,000 > 16,000 

พ.ค. 68 7.0 94.0 85.0 47.00 6.10 671 < 0.1 < 1.0 > 16,000 > 16,000 

มิ.ย. 68 7.6 131 171 44.0 8.00 506 < 0.1 7.0 > 16,000 > 16,000 

ระบบบ าบดั (Beach) 
ม.ค. 68 6.8 94.0 140 39.17 5.20 408 0.7 2.00 > 16,000 > 16,000 

ก.พ. 68 7.3 74.0 49.0 42.00 3.0 630 12.0 < 1.0 > 16,000 > 16,000 

มี.ค. 68 7.2 82.0 114 42.0 6.00 631 < 0.1 2.0 > 16,000 > 16,000 

เม.ย. 68 7.4 92.0 109 41.0 3.00 600 < 0.1 < 1.0 > 16,000 > 16,000 

พ.ค. 68 7.1 96.0 118 43.0 5.00 580 < 0.1 < 1.0 > 16,000 > 16,000 

มิ.ย. 68 7.5 109 199 39.0 10.00 471 < 0.1 4.0 > 16,000 > 16,000 

*วเิคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั   เลขทะเบียน ว-238 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย        หนา้ 3-9 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

3.1.1.2    ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ผ่านระบบบ าบัด 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าผา่นระบบบ าบดั ของโครงการ อมารี ปาล์มรีฟ 

เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 แสดง
ดงั ตารางท่ี 3.7-3.9 

 
ตารางที ่3.7   ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ผ่านระบบบ าบัด 
 ประจ าเดือนมกราคม 2565 – ธันวาคม 2567  

วนัทีเ่กบ็
ตวัอย่าง 

พารามเิตอร์ 

pH 
BOD5 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Oil & 
Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable 
Solid 
(ml/l) 

FCB 
(MPN/ 
100ml) 

TCB 
(MPN/ 
100ml) 

ม.ค. 65 7.2 14 14 403 2.0 20.5 ND < 0.1 59 45 
ก.พ. 65 7.1 16 16 414 1.0 11.3 ND < 0.1 38 55 
มี.ค. 65 7.1 17 14 338 2.5 9.6 ND < 0.1 50 48 
เม.ย. 65 7.1 8.0 27 330 3.0 16.4 ND 0.1 78 100 
พ.ค. 65 7.0 14 16 429 1.5 6.0 ND < 0.1 55 150 
มิ.ย. 65 7.1 5 11 304 1.0 10.6 ND < 0.1 84 150 
ก.ค. 65 7.1 26 22 412 6.0 20 ND < 0.1 150 500 
ส.ค. 65 6.9 10 20 403 1.0 18.0 ND < 0.1 250 700 
ก.ย. 65 7.0 17 20 281 2.5 17.3 ND < 0.1 100 250 
ต.ค. 65 7.0 12 14 382 2.0 16.0 ND < 0.1 155 348 
พ.ย. 65 7.1 16 18 373 2.5 13.4 ND 0.2 120 300 
ธ.ค. 65 7.6 11.0 14.0 274 1.0 16.4 ND < 0.1 55 140 
มาตรฐาน 5.5-9.0 < 20 < 30 < 35 < 20 < 500# < 0.1 < 1.0 - - 

 
 
 
 
 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั                                           ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย             หนา้ 3-10 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

ตารางที ่3.8  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าผา่นระบบบ าบดั ประจ าเดือนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (ต่อ) 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 
พารามเิตอร์ 

pH 
BOD5 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

G&O 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable Solid 
(ml/l) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

มกราคม 2566 

จุดหอ้งช่าง 7.5 8.0 19 304 1.3 11.3 ND <0.1 114 55 

จุดลานจอดรถ 7.3 5.0 17 329 1.1 17.6 ND <0.1 105 45 

กมุภาพนัธ์ 2566 (ไม่มกีารตรวจวดั) 

           
           

มนีาคม 2566 

จุดบีช 7.0 18.0 8 328 ND 19.2 <0.1 <0.1 >160,000 >160,000 
จุดลานจอดรถ 7.1 13.0 19 334 ND 21.4 <0.1 <0.1 >160,000 >160,000 

เมษายน 2566 

จุดหอ้งช่าง 7.5 14 21 328 ND 17.3 <0.1 <0.1 300 125 
จุดลาจอดรถ 7.5 19 20 413 ND 22 <0.1 <0.1 266 100 

เกณฑ์มาตรฐาน 5.5-9.0 < 30 < 40 < 500# < 20 < 35 < 1.0 < 0.5 < 1,000 < 5,000 
 *วิเคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั   เลขทะเบียน ว-238 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) 

 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั                                           ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย             หนา้ 3-11 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าผา่นระบบบ าบดั ประจ าเดือนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (ต่อ) 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

พารามเิตอร์ 

pH 
BOD5 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Oil & 
Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable 
Solid 
(ml/l) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

พฤษภาคม 2566 

จุดบีช 7.3 15 21 414 ND 14.3 <0.1 <0.1 180 58 

จุดลานจอดรถ 7.4 12 23 394 ND 10.3 <0.1 <0.1 150 50 

ธันวาคม 2566 

จุดหอ้งช่าง 7.6 14 24 390 1.0 10.3 <0.1 <0.1 100 60 
จุดลานจอดรถ 7.8 10 20 330 1.2 11 <0.1 <0.1 189 66 

เกณฑ์มาตรฐาน 5.5-9.0 < 30 < 40 < 500# < 20 < 35 < 1.0 < 0.5 < 1,000 < 5,000 
 *วิเคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั   เลขทะเบียน ว-238 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั                                           ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย             หนา้ 3-12 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

ตารางที ่3.8  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าผา่นระบบบ าบดั ประจ าเดือนมกราคม 2566 - มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 
พารามเิตอร์ 

pH 
BOD5 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

G&O 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable Solid 
(ml/l) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

กรกฎาคม 2566 

จุดหอ้งช่าง 7.0 65 53 590 4.0 80 <0.1 0.2 9000 890 

จุดบีช 7.3 8.0 16 439 2.0 55 <0.1 0.2 7500 1000 

สิงหาคม 2566 

จุดหอ้งช่าง 7.2 13 10 430 ND 11.4 <0.1 <0.1 170 52 
จุดลานจอดรถ 7.8 11 14 402 ND 8.5 <0.1 <0.1 250 100 

กนัยายน 2566 

จุดหอ้งช่าง 7.0 16 21 352 ND 7.2 <0.1 <0.1 201 58 
จุดลานจอดรถ 7.3 15 20 321 ND 10.4 <0.1 <0.1 180 60 

ตุลาคม 2566 
จุดบีช 7.5 12 17 390 1.5 21.4 <0.1 <0.1 230 74 
จุดลานจอดรถ 7.3 8 21 364 1.5 23.9 <0.1 <0.1 150 60 

เกณฑ์มาตรฐาน 5.5-9.0 < 30 < 40 < 500# < 20 < 35 < 1.0 < 0.5 < 1,000 < 5,000 
 *วิเคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั   เลขทะเบียน ว-238 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) 

 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั                                           ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย             หนา้ 3-13 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

ตารางที ่3.8  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าผา่นระบบบ าบดั ประจ าเดือนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (ต่อ) 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

พารามเิตอร์ 

pH 
BOD5 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Oil & 
Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable 
Solid 
(ml/l) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

พฤศจกิายน 2566 

จุดหอ้งช่าง 7.3 10 22 415 ND 29.45 <0.1 <0.1 180 55 

จุดลานจอดรถ 7.4 16 13 392 ND 33.4 <0.1 <0.1 260 78 

ธันวาคม 2566 

จุดหอ้งช่าง 7.3 11 16 311 1 14.5 <0.1 <0.1 84000 71000 
จุดบีช 7.1 20 22 394 ND 10.4 <0.1 <0.1 56000 29000 

เกณฑ์มาตรฐาน 5.5-9.0 < 30 < 40 < 500# < 20 < 35 < 1.0 < 0.5 < 1,000 < 5,000 
 *วิเคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั   เลขทะเบียน ว-238 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) 

 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั                                           ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย             หนา้ 3-14 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

ตารางที ่3.8  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าผา่นระบบบ าบดั ประจ าเดือนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (ต่อ) 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 
พารามเิตอร์ 

pH 
BOD5 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

G&O 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable Solid 
(ml/l) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

จุดหอ้งช่าง 
ม.ค. 67 7.4 58.0* 94.0* 320 1.0 22.50 1.0 8.0* 80,000 43,100 
ก.พ. 67 7.8 39.0* 42.0* 480 2.0 26.30 0.7 0.4 > 5,000 > 1,000 
มี.ค. 67 7.6 52.0* 52.0* 299 1.0 17.30 0.15 14.0* > 5,000 > 1,000 
เม.ย. 67 7.2 70.0* 64.0* 400 6.5 30.50 0.99 8.0* > 5,000 > 1,000 
พ.ค. 67 7.4 18.0 34.0 390 1.0 11.40 < 1.0 1.0* > 5,000 > 1,000 
มิ.ย. 67 6.9 14.0 11.0 300 ND 7.10 < 1.0 < 0.1 > 5,000 > 1,000 
จุดบีช 
ม.ค. 67 7.2 18.0 22.0 300 1.0 18.00  < 0.1 < 0.1 360 200 
ก.พ. 67 7.7 16.0 26.0 350 1.4 16.00  < 0.1 < 0.1 > 5,000 > 1,000 
มี.ค. 67 7.6 114* 94.0* 410 1.0 22.0 1.0 17.0* > 5,000 > 1,000 
เม.ย. 67 7.2 125* 50.0* 315 1.3 27.30 1.10* 3.0* > 5,000 > 1,000 
พ.ค. 67 7.3 21.0 48.0* 400 5.0 34.00 < 0.1 0.4 > 5,000 > 1,000 
มิ.ย. 67 6.9 8.0 15.0 271 ND 9.10 < 1.0 < 0.1 > 5,000 > 1,000 

เกณฑ์มาตรฐาน 5.5-9.0 < 30 < 40 < 500# < 20 < 35 < 1.0 < 0.5 < 1,000 < 5,000 
 *วิเคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั   เลขทะเบียน ว-238 

**มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั                                           ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย             หนา้ 3-15 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

ตารางที ่3.8  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าผา่นระบบบ าบดั ประจ าเดือนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (ต่อ) 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 
พารามเิตอร์ 

pH 
BOD5 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

G&O 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable Solid 
(ml/l) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

จุดหอ้งช่าง 
ก.ค. 67 7.20 28.0 25.0 337 ND 11.40 < 1.0 < 0.1 > 5,000 > 1,000 
ส.ค. 67 7.20 16.0 25.0 309 ND 11.50 < 1.0 < 0.1 > 5,000 > 1,000 
ก.ย. 67 7.40 2.0 15.0 310 1.0 10.00 < 1.0 < 0.1 > 5,000 > 1,000 
ต.ค. 67 7.20 7.0 15.0 321 ND 5.52 < 1.0 < 0.1 > 5,000 > 1,000 
พ.ย. 67 7.20 11.0 19.0 300 ND 8.00 < 1.0 < 0.1 360 100 
ธ.ค. 67 7.10 11.0 20.0 412 ND 11.30 < 1.0 < 0.1 450 280 

จุดบีช 
ก.ค. 67 7.20 30.0 26.0 300 ND 6.30 < 1.0 < 0.1 > 5,000 > 1,000 
ส.ค. 67 7.20 18.0 20.0 266 ND 16.10 < 1.0 < 0.1 > 5,000 > 1,000 
ก.ย. 67 7.20 10.0 11.0 338 ND 14.10 < 1.0 < 0.1 > 5,000 > 1,000 
ต.ค. 67 7.20 3.0 8.0 300 ND 4.18 < 1.0 < 0.1 250 80.0 
พ.ย. 67 7.20 9.0 16.0 293 ND 6.00 < 1.0 < 0.1 550 290 
ธ.ค. 67 7.60 14.0 21.0 343 ND 7.15 < 1.0 < 0.1 320 100 

เกณฑ์มาตรฐาน 5.5-9.0 < 30 < 40 < 1,000 < 20 < 35 < 1.0 - < 5,000 < 1,000 
 *วิเคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั   เลขทะเบียน ว-238 

**มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั                                           ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย             หนา้ 3-16 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

ตารางที ่3.9  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าผา่นระบบบ าบดั ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 
พารามเิตอร์ 

pH 
BOD5 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

G&O 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable Solid 
(ml/l) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

จุดหอ้งช่าง 
ม.ค. 68 7.1 15.0 16.0 264 1.00 13.00 < 1.0 < 0.1 650 331 
ก.พ. 68 6.8 15.0 14.0 309 ND 5.0 < 1.0 < 0.1 890 450 
มี.ค. 68 7.2 14.0 18.0 300 ND 12.0 < 1.0 < 0.1 590 311 
เม.ย. 68 7.4 10.0 13.0 306 ND 8.0 < 1.0 < 0.1 550 290 
พ.ค. 68 7.2 15.0 12.0 288 ND 5.0 < 1.0 < 0.1 250 180 
มิ.ย. 68 6.9 19.0 26.0 341 ND 12.0 < 1.0 < 0.1 740 320 

จุดบีช 
ม.ค. 68 7.4 11.0 20.0 364 1.00 7.00 < 1.0 < 0.1 368 200 
ก.พ. 68 6.8 14.0 16.0 352 ND 4.0 < 1.0 < 0.1 1,008 940 
มี.ค. 68 7.2 10.0 13.0 340 ND 6.00 < 1.0 < 0.1 200 10.0 
เม.ย. 68 7.3 8.0 10.0 415 ND 12.0 < 1.0 < 0.1 500 285 
พ.ค. 68 7.2 6.0 10.0 300 ND 11.0 < 1.0 < 0.1 200 199 
มิ.ย. 68 7.2 16.0 24.0 291 ND 17.0 < 1.0 < 0.1 700 400 

เกณฑ์มาตรฐาน 5.5-9.0 < 30 < 40 < 1,000 < 20 < 35 < 1.0 - < 5,000 < 1,000 
 *วิเคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั   เลขทะเบียน ว-238 

**มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย         หนา้ 3-17 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

กราฟแสดงปริมาณการตรวจวเิคราะห์ของน า้ทิง้หลงัผ่านการบ าบัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1 กราฟแสดงการตรวจวเิคราะห์ค่า pH ของน ้าทิ้งหลงัผา่นการบ าบดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.2 กราฟแสดงการตรวจวเิคราะห์ค่า BOD 5 ของน ้าทิ้งหลงัผา่นการบ าบดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.3 กราฟแสดงการตรวจวเิคราะห์ค่า TSS ของน ้าทิ้งหลงัผา่นการบ าบดั 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย         หนา้ 3-18 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.4 กราฟแสดงการตรวจวเิคราะห์ค่า TDS ของน ้าทิ้งหลงัผา่นการบ าบดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5 กราฟแสดงการตรวจวเิคราะห์ค่า GREASE& OIL ของน ้าทิ้งหลงัผา่นการบ าบดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.6 กราฟแสดงการตรวจวเิคราะห์ค่า Sulfide ของน ้าทิ้งหลงัผา่นการบ าบดั 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย         หนา้ 3-19 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.7 กราฟแสดงการตรวจวเิคราะห์ค่า Settleable Solids ของน ้าทิ้งหลงัผา่นการบ าบดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.8 กราฟแสดงการตรวจวเิคราะห์ค่า TKN ของน ้าทิ้งหลงัผา่นการบ าบดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย         หนา้ 3-20 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

3.1.1.3 สรุปผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง (น ้ าผ่านระบบบ าบดั) ของโครงการ อมารี 

ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 
2568 พบว่า  คุณภาพน ้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน ้ า เสียส่วนใหญ่มีค่ า เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข)   

 3.1.2 การตรวจวเิคราะห์คุณภาพสระว่ายน า้ 

           การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ของโครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของ
บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 จ านวน 2 สถานี  แสดงดงัตารางท่ี 3.10-3.13               

ตารางที ่3.10   ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้สระว่ายน า้ (swimmimg pool A)   
 ประจ าเดือนมกราคม 2565 – ธันวาคม 2567 

 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง pH 
Free 

Chlorine 
(mg/l) 

Combined 
Chorine 
(mg/l) 

Alk 
(mg/l) 

Calcium 
Hardness 
(mg/l) 

Cyanuric 
Acid 
(mg/l) 

Chloride 
(mg/l) 

 

Ammonia 
(mg/l) 

Nitrate 
(mg/l) 

ม.ค. 65 7.5 0.7 0.8 86 278 36.50 260 3.0 0.7520 
ก.พ. 65 7.6 1.0 0.8 87 301 38.0 320 7.0 0.7820 
มี.ค. 65 7.7 1.0 0.9 37 272 37.15 203 5.0 0.7600 
เม.ย. 65 7.3 0.8 0.6 82 259 39.60 185 9.0 0.7580 
พ.ค. 65 7.8 1.0 0.8 88 265 38.50 250 6.0 0.7560 
มิ.ย. 65 7.8 0.8 0.9 91 282 37.10 411 15.0 0.7630 
ก.ค. 65 7.6 0.7 1.0 85 275 37.15 305 8.0 0.8100 
ส.ค. 65 7.6 0.9 0.8 91 285 38.0 185 14.0 0.7400 
ก.ย. 65 8.0 0.65 1.0 99 290 39.20 256 10.3 0.8200 
ต.ค. 65 7.6 0.85 0.56 95 288 38.10 303 11.0 0.7600 
พ.ย. 65 7.6 0.74 0.88 92 215 37.30 285 17.10 0.7700 
ธ.ค. 65 7.8 0.68 0.92 90 290 38.20 180 15.0 0.7600 
ม.ค. 66 7.9 0.71 0.66 98.0 289 38.0 189 3.0 0.7100 
ก.พ. 66 7.7 0.68 0.60 87.0 296 42.0 244 7.0 0.7900 

เกณฑ์มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 0.5-1.0 80-100 250-600 30-60 < 600 < 20 < 50 

  
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย         หนา้ 3-21 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

                     ตารางที ่3.10   ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้สระว่ายน า้ (swimmimg pool A)   
  ประจ าเดือนมกราคม 2565 – ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง pH 
Free 

Chlorine 
(mg/l) 

Combined 
Chorine 
(mg/l) 

Alk 
(mg/l) 

Calcium 
Hardness 
(mg/l) 

Cyanuric 
Acid 
(mg/l) 

Chloride 
(mg/l) 

 

Ammonia 
(mg/l) 

Nitrate 
(mg/l) 

มี.ค. 66 7.6 0.75 0.90 88.0 282 40.0 300 9.0 0.9000 
เม.ย. 66 8.0 0.60 0.74 93.0 280 39.0 203 12.0 0.7300 
พ.ค. 66 7.7 0.75 0.92 87.0 194* 39.0 194 11.0 0.7700 
มิ.ย. 66 7.2 0.90 0.82 89.0 290 42.0 349 7.00 0.7500 
ก.ค. 66 7.2 1.0 0.56 86 280 38.00 199 5.0 0.71 
ส.ค. 66 7.6 0.80 0.77 91 261 35.10 250 7.20 0.95 
ก.ย. 66 7.6 0.74 0.63 94 301 37.60 418 3.20 0.81 
ต.ค. 66 7.6 0.92 0.54 89 299 41.20 286 8.40 0.71 
พ.ย. 66 7.8 0.54 0.67 90 289 90 271 7.10 0.79 
ธ.ค. 66 7.8 0.74 0.60 97 305 38.30 455 10.20 0.95 
ม.ค. 67 7.5 0.80 0.56 90.0 280 39.10 400 9.30 0.8900 
ก.พ. 67 7.6 0.85 0.74 93.0 322 35.60 388 9.30 0.8900 
มี.ค. 67 7.6 0.74 0.60 89.0 300 40.20 499 7.00 0.9600 
เม.ย. 67 7.9 0.60 0.90 94.0 295 39.60 330 8.30 0.6000 
พ.ค. 67 8.0 0.63 0.74 99.0 305 45.10 331 11.30 0.9000 
มิ.ย. 67 7.7 0.55* 0.90 93.0 288 36.00 384 11.00 0.5900 
ก.ค. 67 7.80 0.74 0.60 92.0 360 40.60 393 8.90 0.7400 
ส.ค. 67 7.20 0.66 0.78 92.0 338 39.10 426 8.30 0.6500 
ก.ย. 67 7.60 1.0 0.90 98.0 300 38.20 320 7.20 0.7400 
ต.ค. 67 7.80 1.50* 0.85 99.0 285 39.30 371 6.30 0.7100 
พ.ย. 67 7.60 3.0* 0.70 97.0 306 40.10 338 5.30 0.7700 
ธ.ค. 67 7.60 1.0 0.61 94.0 293 44.20 206 8.30 0.7500 

เกณฑ์มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 0.5-1.0 80-100 250-600 30-60 < 600 < 20 < 50 
*วิเคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั   เลขทะเบียน ว-238  

  
 
 
 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย         หนา้ 3-22 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

 ตารางที ่3.10       ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้สระว่ายน า้  (swimmimg pool A)   
  ประจ าเดือนมกราคม 2565 – ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง TCB FCB E.coli 
Staphylococus 

aureus 
Pesdomonas 
auruginosa 

ม.ค. 65 ND ND ND ND ND 
ก.พ. 65 ND ND ND ND ND 
มี.ค. 65 ND ND ND ND ND 
เม.ย. 65 ND ND ND ND ND 
พ.ค. 65 ND ND ND ND ND 
มิ.ย. 65 ND ND ND ND ND 
ก.ค. 65 ND ND ND ND ND 
ส.ค. 65 ND ND ND ND ND 
ก.ย. 65 ND ND ND ND ND 
ต.ค. 65 ND ND ND ND ND 
พ.ย. 65 ND ND ND ND ND 
ธ.ค. 65 ND ND ND ND ND 
ม.ค. 66 ND ND ND ND ND 
ก.พ. 66 ND ND ND ND ND 
มี.ค. 66 ND ND ND ND ND 
เม.ย. 66 ND ND ND ND ND 
พ.ค. 66 ND ND ND ND ND 
มิ.ย. 66 ND ND ND ND ND 
ก.ค. 66 ND ND ND ND ND 

ส.ค. 66 ND ND ND ND ND 

ก.ย. 66 ND ND ND ND ND 

ต.ค. 66 ND ND ND ND ND 

พ.ย. 66 ND ND ND ND ND 

ธ.ค. 66 ND ND ND ND ND 

เกณฑม์าตรฐาน < 10 ND ND ND ND 

                  
 
 
 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย         หนา้ 3-23 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

                  ตารางที ่3.10       ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้สระว่ายน า้ (swimmimg pool A)  
 ประจ าเดือนมกราคม 2565 – ธันวาคม 2567  (ต่อ) 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง TCB FCB E.coli 
Staphylococus 

aureus 
Pesdomonas 
auruginosa 

ม.ค. 67 ND ND ND ND ND 
ก.พ. 67 ND ND ND ND ND 
มี.ค. 67 ND ND ND ND ND 
เม.ย. 67 ND ND ND ND ND 
พ.ค. 67 ND ND ND ND ND 
มิ.ย. 67 ND ND ND ND ND 
ก.ค. 67 ND ND ND ND ND 

ส.ค. 67 ND ND ND ND ND 

ก.ย. 67 ND ND ND ND ND 

ต.ค. 67 ND ND ND ND ND 

พ.ย. 67 ND ND ND ND ND 

ธ.ค. 67 ND ND ND ND ND 

เกณฑ์มาตรฐาน < 10 ND ND ND ND 
*วิเคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั   เลขทะเบียน ว-238 

มาตรฐาน : ค าแนะน าคณะกรรมการสาธารณสุข บบับที่ 1/2550 เร่ืองการควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน า้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย         หนา้ 3-24 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

 ตารางที ่3.11   ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้สระว่ายน า้ (swimmimg pool B) 
         ประจ าเดือนกรกฎาคม 2566 – ธันวาคม 2567 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง pH 
Free 

Chlorine 
(mg/l) 

Combined 
Chorine 
(mg/l) 

Alk 
(mg/l) 

Calcium 
Hardness 
(mg/l) 

Cyanuric 
Acid 
(mg/l) 

Chloride 
(mg/l) 

 

Ammonia 
(mg/l) 

Nitrate 
(mg/l) 

ก.ค. 66 7.6 0.81 0.62 83 258 40 271 8.2 0.74 
ส.ค. 66 7.6 0.74 0.53 90 290 32 345 15.0 0.77 
ก.ย. 66 7.9 0.88 0.71 98 289 37.3 392 9.0 0.71 
ต.ค. 66 7.3 0.61 0.56 85 300 35.9 443 7.0 0.87 
พ.ย. 66 7.6 0.80 0.55 88 330 35.3 450 8.1 0.79 
ธ.ค. 66 7.6 0.68 0.51 94 280 41.5 480 8.9 0.75 
ม.ค. 67 7.9 0.85 0.63 95.0 360 38.90 250 11.00 0.6900 
ก.พ. 67 7.6 0.74 0.62 94.0 390 38.60 410 9.60 0.7300 
มี.ค. 67 7.4 0.90 0.75 87.0 450 39.30 387 8.30 0.8600 
เม.ย. 67 7.6 0.78 0.59 92.0 417 36.10 417 7.50 0.7400 
พ.ค. 67 7.8 0.65 0.78 91.0 400 38.30 400 8.20 0.8500 
มิ.ย. 67 7.8 0.60 0.94 95.0 300 41.00 420 15.00 0.9400 
ก.ค. 67 - - - - - - - - - 
ส.ค. 67 7.60 0.85 0.74 96.0 288 34.30 306 8.30 0.7400 
ก.ย. 67 7.80 1.0 0.66 99.0 360 37.40 317 9.30 0.6500 
ต.ค. 67 7.60 3.0* 0.99 95.0 303 45.20 413 7.30 0.9900 
พ.ย. 67 7.6 3.0* 0.92 94.0 266 41.00 304 7.00 0.8500 
ธ.ค. 67 7.8 0.90 0.74 97.0 300 43.0 293 11.0 0.7400 

เกณฑ์มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 0.5-1.0 80-100 250-600 30-60 < 600 < 20 < 50 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย         หนา้ 3-25 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

 ตารางที ่3.11   ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้สระว่ายน า้ (swimmimg pool B)  
 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2566 – ธันวาคม 2567 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง TCB FCB E.coli 
Staphylococus 

aureus 
Pesdomonas 
auruginosa 

ก.ค. 66 ND ND ND ND ND 
ส.ค. 66 ND ND ND ND ND 
ก.ย. 66 ND ND ND ND ND 
ต.ค. 66 ND ND ND ND ND 
พ.ย. 66 ND ND ND ND ND 
ธ.ค. 66 ND ND ND ND ND 
ม.ค. 67 ND ND ND ND ND 
ก.พ. 67 ND ND ND ND ND 
มี.ค. 67 ND ND ND ND ND 
เม.ย. 67 ND ND ND ND ND 
พ.ค. 67 ND ND ND ND ND 
มิ.ย. 67 ND ND ND ND ND 
ก.ค. 67 - - - - - 
ส.ค. 67 ND ND ND ND ND 

ก.ย. 67 ND ND ND ND ND 

ต.ค. 67 ND ND ND ND ND 

พ.ย. 67 ND ND ND ND ND 

ธ.ค. 67 ND ND ND ND ND 

เกณฑ์มาตรฐาน < 10 ND ND ND ND 
 *วิเคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั   เลขทะเบียน ว-238 

มาตรฐาน : ค าแนะน าคณะกรรมการสาธารณสุข บบับที่ 1/2550 เร่ืองการควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน า้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย         หนา้ 3-26 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

 ตารางที ่3.12   ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้สระว่ายน า้ (swimmimg pool A)  
 ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง pH 
Free 

Chlorine 
(mg/l) 

Combined 
Chorine 
(mg/l) 

Alk 
(mg/l) 

Calcium 
Hardness 
(mg/l) 

Cyanuric 
Acid 
(mg/l) 

Chloride 
(mg/l) 

 

Ammonia 
(mg/l) 

Nitrate 
(mg/l) 

ม.ค. 68 7.4 1.50* 0.62 97.0 260 39.10 194 7.20 0.6900 
ก.พ. 68 7.6 1.50* 0.81 94.0 350 38.10 371 8.30 0.7400 
มี.ค. 68 7.6 1.5* 0.78 98.0 300 44.00 146 7.50 0.7100 
เม.ย. 68 7.8 3.0* 0.81 98.0 390 40.00 413 8.00 0.8400 
พ.ค. 68 7.6 3.0* 0.69 96.0 290 41.20 355 7.50 0.7100 
มิ.ย. 68 7.6 1.50* 0.90 91.0 271 40.80 271 3.00 0.8400 

เกณฑ์มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 0.5-1.0 80-100 250-600 30-60 < 600 < 20 < 50 

 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง TCB FCB E.coli 
Staphylococus 

aureus 
Pesdomonas 
auruginosa 

ม.ค. 68 ND ND ND ND ND 

ก.พ. 68 ND ND ND ND ND 

มี.ค. 68 ND ND ND ND ND 

เม.ย. 68 ND ND ND ND ND 

พ.ค. 68 ND ND ND ND ND 

มิ.ย. 68 ND ND ND ND ND 

เกณฑ์มาตรฐาน < 10 ND ND ND ND 
*วิเคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั   เลขทะเบียน ว-238 

มาตรฐาน : ค าแนะน าคณะกรรมการสาธารณสุข บบับที่ 1/2550 เร่ืองการควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน า้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย         หนา้ 3-27 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

 ตารางที ่3.13   ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้สระว่ายน า้ (swimmimg pool B)  
          ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง pH 
Free 

Chlorine 
(mg/l) 

Combined 
Chorine 
(mg/l) 

Alk 
(mg/l) 

Calcium 
Hardness 
(mg/l) 

Cyanuric 
Acid 
(mg/l) 

Chloride 
(mg/l) 

 

Ammonia 
(mg/l) 

Nitrate 
(mg/l) 

ม.ค. 68 7.8 3.0* 0.65 97.0 320 45.00 400 7.50 0.6800 
ก.พ. 68 7.8 3.0* 0.74 96.0 290 48.50 400 5.60 0.8400 
มี.ค. 68 7.6 3.0* 0.70 97.0 360 40.00 409 8.00 0.9500 
เม.ย. 68 7.6 3.0* 0.74 94.0 309 38.50 590 11.30 0.4100 
พ.ค. 68 7.8 3.0* 0.65 98.0 300 36.00 300 8.00 0.8400 
มิ.ย. 68 7.8 3.0* 0.75 99.0 305 39.60 342 8.00 0.7800 

เกณฑ์มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 0.5-1.0 80-100 250-600 30-60 < 600 < 20 < 50 

 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง TCB FCB E.coli 
Staphylococus 

aureus 
Pesdomonas 
auruginosa 

ม.ค. 68 ND ND ND ND ND 

ก.พ. 68 ND ND ND ND ND 

มี.ค. 68 ND ND ND ND ND 

เม.ย. 68 ND ND ND ND ND 

พ.ค. 68 ND ND ND ND ND 

มิ.ย. 68 ND ND ND ND ND 

เกณฑ์มาตรฐาน < 10 ND ND ND ND 
*วิเคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั   เลขทะเบียน ว-238 

มาตรฐาน : ค าแนะน าคณะกรรมการสาธารณสุข บบับที่ 1/2550 เร่ืองการควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน า้ 

 
 3.1.2.2 สรุปผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้สระว่ายน า้  

   จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ า ของโครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะ 
สมุย (ส่วนขยาย) ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 พบวา่  

- สระว่ายน ้ า A  มีคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ ามีค่าเป็นไปตามค าแนะน าคณะกรรมการ
สาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้ า ยกเวน้ค่า Free Chlorine  ในเดือน
มกราคม – มิถุนายน 2568 ค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

- สระว่ายน ้ า B  มีคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ ามีค่าเป็นไปตามค าแนะน าคณะกรรมการ
สาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้ า ยกเวน้ค่า Free Chlorine  ในเดือน
มกราคม – มิถุนายน 2568  ค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย         หนา้ 3-28 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

3.1.3  การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ใช้ 
  3.1.3.1 การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ใช้ 
   การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้ าใชข้อง ของโครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะ สมุย (ส่วน
ขยาย) ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568  จ  านวน 1 จุด คือ น ้ าใช้
ในหอ้งพกัแขก 
  3.1.3.2 ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ใช้ 
   การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าใชข้องโครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะ สมุย (ส่วนขยาย) 
ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568  แสดงดงัตารางท่ี 3.13-3.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั                                             ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย                                                                                                                                              หนา้ 3-29 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

ตารางที ่3.14  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ใช้  ประจ าเดือนมกราคม 2566 – ธันวาคม 2567   
วนัที่เกบ็
ตัวอย่าง 

pH 
Color 

(Pt.Co) 
Turbidity 

(NTU) 
TDS 

(mg/l) 
Iron 

(mg/l) 
Mn 

(mg/l) 
Chloride 

(mg/l) 
NO3-N 
(mg/l) 

Fluoride 
(mg/l) 

TCB 
MPN/100 ml 

E.coli 
MPN/100 ml 

Hardness 
(mg/l) 

Cu 
(mg/l) 

Zn 
(mg/l) 

SO4
2- 

(mg/l) 
Pb 

(mg/l) 
Cr 

(mg/l) 
Cd 

(mg/l) 
Hg 

(mg/l) 
As 

(mg/l) 

พ.ย. 66 7.3 2 0.2 156 ND ND 33 0.88 0.1 ND ND 22 ND 0.062 74 <0.005 0.002 <0.001 <0.0005 <0.001 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

6.5-8.5 < 15 < 15 < 1000 < 0.5 < 0.3 < 250 < 50 < 0.7 ND ND <500 <1 <3 <250 <0.01 <0.05 <0.003 <0.001 <0.01 

 

 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 
พารามเิตอร์ 

TCB (MPN/100 ml) E.coli  (MPN/100 ml) 
ก.ค. 66 ND ND 
ส.ค. 66 ND ND 
ก.ย. 66 ND ND 
ต.ค. 66 ND ND 
พ.ย. 66 ND ND 
ธ.ค. 66 ND ND 

เกณฑ์มาตรฐาน ND ND 
 
*วิเคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั   เลขทะเบียน ว-238 
มาตรฐาน:  ประกาศกรมอนามัย เร่ืองเกณฑ์คุณภาพน ้าประปาด่ืมได้ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั                                             ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย                                                                                                                                              หนา้ 3-30 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

ตารางที ่3.14  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ใช้  ประจ าเดือนมกราคม 2566  – ธันวาคม 2567 

วนัที่เกบ็ตัวอย่าง 
จุดเกบ็
ตัวอย่าง 

Mn 
(mg/l) 

CaCO3 
(mg/l) 

Iron 
(mg/l) 

Mg 
(mg/l) 

Chloride 
(mg/l) 

NO3-N 
(mg/l) 

TCB 
MPN/100 ml 

E.coli 
MPN/100 ml 

Hardness 
(mg/l) 

SO4
2- 

(mg/l) 

มี.ค.67 หอ้ง 3129 21 12 0.004 ND 398* ND ND ND 90.0 ND 
เกณฑ์มาตรฐาน  < 0.3 - < 0.3 - < 250 < 50 ND ND < 300 < 250 
 
 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง จุดเกบ็ตวัอย่าง 
พารามเิตอร์ 

TCB (MPN/100 ml) E.coli  (MPN/100 ml) 
ม.ค.67 หอ้ง 3326 ND ND 
ก.พ.67 ครัว Amaya ND ND 
มี.ค.67 หอ้ง 3129 ND ND 
เม.ย.67 หอ้ง 2102 ND ND 
พ.ค.67 ครัว Amaya ND ND 
มิ.ย.67 หอ้ง 3111 ND ND 
ก.ค. 67 หอ้ง 3135 ND ND 

ส.ค. 67 หอ้ง 2102 ND ND 

ก.ย. 67 Filtered Water ND ND 

ต.ค. 67 Cold water wash engineer room ND ND 

พ.ย. 67 หอ้ง 3131 ND ND 

ธ.ค. 67 Filtered Water ND ND 

เกณฑ์มาตรฐาน ND ND 
 

*วิเคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั   เลขทะเบียน ว-238 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั                                             ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย                                                                                                                                              หนา้ 3-31 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

ตารางที ่3.15  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ใช้  ประจ าเดือนมกราคม – มถุินายน 2568 
วนัที่เกบ็
ตัวอย่าง 

pH 
Color 

(Pt.Co) 
Turbidity 

(NTU) 
TDS 

(mg/l) 
Iron 

(mg/l) 
Mn 

(mg/l) 
Chloride 

(mg/l) 
NO3-N 
(mg/l) 

Fluoride 
(mg/l) 

TCB 
MPN/100 ml 

E.coli 
MPN/100 ml 

Hardness 
(mg/l) 

Cu 
(mg/l) 

Zn 
(mg/l) 

SO4
2- 

(mg/l) 
Pb 

(mg/l) 
Cr 

(mg/l) 
Cd 

(mg/l) 
Hg 

(mg/l) 
As 

(mg/l) 

เม.ย. 68 7.2 1.0 0.1 136 0.01 ND 41.0 0.74 0.1 ND ND 20.0 ND 0.038 74.0 <0.005 0.002 <0.001 <0.0005 <0.001 

มาตรฐาน 6.5-8.5 < 15 < 15 < 1000 < 0.5 < 0.3 < 250 < 50 < 0.7 ND ND <500 <1 <3 <250 <0.01 <0.05 <0.003 <0.001 <0.01 

 
 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง จุดเกบ็ตวัอย่าง 
พารามเิตอร์ 

TCB (MPN/100 ml) E.coli  (MPN/100 ml) 
ม.ค. 68 หอ้ง 5111 ND ND 
ก.พ. 68 หอ้ง 5123 ND ND 
มี.ค. 68 Filter Tank ND ND 
เม.ย. 68 ครัว Amaya ND ND 
พ.ค. 68 หอ้ง 3132 ND ND 
มิ.ย. 68 หอ้ง 3108 ND ND 

เกณฑ์มาตรฐาน ND ND 
 

*วิเคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั   เลขทะเบียน ว-238 
มาตรฐาน:  ประกาศกรมอนามัย เร่ืองเกณฑ์คุณภาพน ้าประปาด่ืมได้ พ.ศ. 2563 

 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 
 

                        

จดัท าโดย         หนา้ 3-32 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จ  ากดั 

3.1.3.3 สรุปผลการตรวจวเคราะห์คุณภาพน า้ใช้ 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าใช ้ของโครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะ สมุย (ส่วนขยาย) 

ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 พบวา่ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานประกาศกรมอนามยั เร่ืองเกณฑคุ์ณภาพน ้าประปาด่ืมได ้พ.ศ. 2563  

 
3.2 อ่ืนๆ 
 น า้ใช้ 

โครงการมีการตรวจสอบการร่ัวไหลของน ้ าประปาในเส้นท่อ ตรวจสอบการใช้งานของระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน ้า การรณรงคใ์ชน้ ้าอยา่งประหยดั และมีการตรวจสอบการระบายน ้าของโครงการ 

 การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
โครงการมีการตรวจสอบจ านวนและขนาดความจุของถังรองรับมูลฝอย ท่ีพักมูลฝอยรวม 

ความสามารถในการรองรับมูลฝอย การจดัเก็บมูลฝอยของแม่บา้น การคดัแยกขยะอนัตรายและขยะ รีไซเคิล 
การท าความสะอาดหอ้งพกัมูลฝอยรวมหลงัจากท่ีมีการเก็บขนขยะเสร็จแลว้ 

 ระบบป้องกนัอคัคีภัย 
โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอคัคีภยัต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารโครงการ การจดั

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยั ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัและระยะเวลาด าเนินการ 
ตรวจสอบการติดป้ายแนะน าวธีิการใชอุ้ปกรณ์ การจดัท าแผนปฏิบติัเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล  

 การคมนาคมขนส่ง 

โครงการมีการตรวจสอบส่ิงกีดขวางการจราจรบริเวณทางเขา้-ออกโครงการเสมอ และมีเจา้หนา้ท่ีรักษา
ความปลอดภยัคอยอ านวยความสะดวกตลอดเวลา และมีการตรวจสอบ ป้าย และสัญลกัษณ์ต่างๆในการจราจร
ใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

 


