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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

อาคารท่ีพกัอาศยัรวม บางเทา บีช การเ์ด้นท์ 

 

1. ชื่อโครงการ : บางเทา บชี การเ์ดน้ท ์

ชื่อเดมิโครงการก่อนมกีารเปลีย่นแปลง : - 

2. สถานทีต่ ัง้ : 110/69 หมู่ 3 ตําบลเชงิทะเล อําเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ 

3. ชื่อเจา้ของโครงการ : บรษิทั เจแอลกะทูป้าลม์ จาํกดั 

4. สถานทีต่ดิต่อ : บรษิทั เจแอลกะทูป้าลม์ จาํกดั 

โทรศพัท ์076 326 454 โทรสาร 076 326 454 

E-mail : - 

5. จดัทาํโดย : บรษิทั เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั   

6. โครงการไดร้บัความเหน็ชอบในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 

7. โครงการไดนํ้าเสนอรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ครัง้สุดทา้ยเมื่อ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 

ฉบบัประจาํเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2568 

8. รายละเอยีดโครงการ 

 - ลกัษณะ/ประเภทโครงการ : อาคารทีพ่กัอาศยัรวม จาํนวน 60 ยนิูต 

 - ขนาดพืน้ทีโ่ครงการ/ระยะทาง : 7-1-50.2 ไร่ หรอื 11,800.80 ตารางเมตร  

- กจิกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 

 * การบําบดัน้ําเสยี : เสยีที่เกิดขึ้นจากโครงการมลีกัษณะเป็นน้ําเสยีชุมชน โดยน้ําเสยีที่ผ่านการ

บําบัดจากโครงการ และมีค่าความสกปรกไม่เกิน 20 มิลลิกรมั/ลิตร ก่อนที่จะถูกปล่อยลงสู่บ่อพักน้ําภายใน

โครงการ ซึ่งมขีนาด 1.0 x 1.0 x 1.0 เมตร ก่อนปล่อยลงคลองสาธารณะด้านหน้าโครงการ สําหรบัโครงการได้

ออกแบบระบบบําบดัน้ําเสยีเป็นชนิดเกรอะ-กรองเตมิอากาศ โดยมสีว่นประกอบและรายละเอยีดการบําบดั ดงัน้ี   

 1. ถงัเกรอะ (Separation Tank) ทําหน้าที่ในการแยกกากตะกอนหนัก (Solids) และกากตะกอน

เบา (Scum) รวมทัง้ย่อยสลายกากบางสว่น ช่วยรบัอตัราการแปรผนัของอตัราการไหลน้ําเสยี และยงัสามารถ

ลดค่าความสกปรก (BOD) ได้ส่วนหน่ึง เพื่อให้น้ําส่วนใสมคีวามสะอาดเพยีงพอก่อนถ่ายเขา้สู่ถงักรองเติม

อากาศ 

 2. ถังกรองเติมอากาศ (Aeration Tank) น้ําเสียจากถังเกรอะ ซึ่งเป็นน้ําใสและมีคุณภาพดีใน

ระดบัหน่ึงแลว้ จะเขา้สู่ถงัเตมิอากาศ เพื่อเขา้สู่กระบวนการย่อยสลายโดยแบคทเีรยีชนิดทีต่อ้งการออกซเิจน

ในการดาํรงชพี โดยแบคทเีรยีจะทาํการย่อยสลายสารอนิทรยีจ์นไดน้ํ้า ก๊าซและพลงังานออกมาและจะไหลเขา้

สูบ่่อพกัน้ําของโครงการ ก่อนปล่อยลงคลองสาธารณะดา้นหน้าโครงการต่อไป 

* อาชวีอนามยั : โครงการไดจ้ดัใหม้กีารตดิตัง้ระบบป้องกนัอคัคภียั   

* การจดัการขยะมูลฝอยและกากของเสยี : โครงการจะจดัให้มีแม่บ้านรวบรวมขยะจากส่วน

ต่างๆของโครงการและนํามาคดัแยกประเภท และทิง้ตามจุดรองรบัทีม่ใีนโครงการ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

รายงานการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

บางเทา บีช การเ์ด้นท์ 

เจ้าของ : บริษทั เจแอลกะทู้ปาลม์ จาํกดั 

ประจาํเดือนมกราคม - มิถนุายน พ.ศ. 2568 

 

 

1.1 ความเป็นมาของการจดัทาํรายงาน 

โครงการบางเทา บชี การเ์ดน้ท ์ของบรษิทั เจแอลกะทูป้าลม์ จาํกดั เป็นโครงการประเภทอาคาร

พักอาศัยรวม จํานวน 60 ยูนิต ตัง้อยู่110/69 หมู่ 3 ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่ง

โครงการเข้าข่ายต้องจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE) ตามประกาศ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการซึ่ง

ต้องจดัทํารายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและหลกัเกณฑว์ธิกีาร ระเบยีบปฏบิตัแิละแนวทางการ

จดัทํารายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อมในบรเิวณจงัหวดัภูเก็ต พ.ศ. 2546 และต้อง

จดัทํารายงานการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ในช่วงเวลาดําเนินกจิการตามที่ได้เสนอไว้ใน

การวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตาม

พระราชบญัญตัสิง่เสรมิรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 

รายงานฉบบัน้ีเป็นรายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและ

มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มของ โครงการบางเทา บชี การเ์ดน้ท ์ของบรษิทั เจแอลกะ

ทูป้าล์ม จํากดั ฉบบัประจําเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2568 โดยไดม้อบหมายให ้บรษิทั เซาธเทริน์ 

แล็บ แอนด์ เอ็นจเินียริง่ จํากดั จดัทํารายงาน เพื่อนําเสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งพจิารณาให้

ความเป็นชอบและขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ขเพือ่ความถกูตอ้งและเหมาะสมต่อไป 
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1.2 รายละเอียดโครงการ 

 โครงการบางเทา บีช การ์เด้นท์ เป็นโครงการประเภทอาคารพักอาศัยรวม จํานวน 60 ยูนิต 

ตัง้อยู่ในบรเิวณที ่2 ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่องกําหนดเขตพืน้ทีแ่ละ

มาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณจงัหวดัภูเกต็ กําหนดใหอ้าคารในบรเิวณดงักล่าวสงูไดไ้ม่เกนิ 12 

เมตร  และต้องมพีื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ขออนุญาต และมอีาณาเขตติดต่อโดยรอบ

โครงการดงัต่อไปน้ี  

  ทศิเหนือ ตดิต่อกบั คลองสาธารณประโยชน์ (คลองปากบาง) 

      ถดัไปเป็นทางสาธารณประโยชน์ 

  ทศิใต ้  ตดิต่อกบั ทีด่นิมกีารครอบครอง 

  ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบั ทีด่นิมกีารครอบครอง 

  ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบั ทางสาธารณประโยชน์ถดัไปเป็นบา้นพกัอาศยั 

 

 
รปูที ่1.1 ทีต่ ัง้สงัเขปของโครงการ 

 

1.2.1 ขนาดท่ีดินของโครงการ 

 โครงการบางเทา บีช การ์เด้นท์ เป็นโครงการประเภทอาคารพักอาศัยรวม จํานวน 60 ยูนิต 

ตัง้อยู่ที่บ้านบางเทา ตําบลเชงิทะเล อําเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต โดยโครงการตัง้อยู่บนโฉนด จํานวน 2 

แปลง ได้แก่ โฉนดที่ดนิเลขที่ 19326 เลขที่ดนิ 25 มเีน้ือที่ 4-0-40.4 ไร่ และที่ดนิในโฉนดเลขที่ 19327 

เลขที่ดิน 22 มีเน้ือที่ 3-1-9.8 ไร่ โครงการมีพื้นที่รวม 7-1-50.2 ไร่ หรอื 11,800.80 ตารางเมตร โดย

กรรมสทิธิท์ีด่นิเป็นของบรษิทั เจแอล กะทู ้ปาลม์ จาํกดั  

 หมายเหตุ : ขนาดพืน้ทีท่ีใ่ช้ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร อ้างองิจาก กฎกระทรวงฉบบัที่ 50 (พ.ศ.

2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522(ขอ้33) 

User
Rectangle
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1.2.2 ส่วนประกอบโครงการ 

 โครงการบางเทา บีช การ์เด้นท์ เป็นโครงการประเภทอาคารพักอาศัยรวม จํานวน 60 ยูนิต 

ภายในโครงการ ประกอบดว้ย 

 1. อาคารกลุ่มอาคารอพาร์ทเม้นท์ จํานวน 6 อาคาร ซึ่งอาคารในกลุ่มจะเป็นอาคาร ค.ส.ล. มี

ความสงูอาคารละ 3 ชัน้ แต่ละอาคารสงู 11.23 เมตร มหีอ้งพกัรวมทุกอาคาร 60 ยนิูต ไดแ้ก ่

- อาคาร A  มหีอ้งพกั จาํนวน   12  ยนิูต 

- อาคาร B  มหีอ้งพกั จาํนวน   12  ยนิูต 

- อาคาร C  มหีอ้งพกั จาํนวน   6  ยนิูต 

- อาคาร D  มหีอ้งพกั จาํนวน   12  ยนิูต 

- อาคาร E  มหีอ้งพกั จาํนวน   6  ยนิูต 

- อาคาร F มหีอ้งพกั จาํนวน   12  ยนิูต 

 2. อาคารกลุ่ม Villa ซึง่เป็นบา้นพกัเจา้ของโครงการ จํานวน 2 อาคาร ไดแ้ก่ Villa A และ Villa B 

แต่ละอาคารมคีวามสงู 8.42 เมตร มหีอ้งพกัอาคารละ 1 ยนิูต 

 3. อาคาร Manager office จาํนวน 1 อาคาร สงู 6.60 เมตร จาํนวน 1 อาคาร 

 4. อาคาร M & E Room / refuse store จาํนวน 1 อาคาร สงู 9.30 เมตร จาํนวน 1 อาคาร 

 5. พืน้ทีว่่างปราศจากสิง่ปกคลุม เช่น สระว่ายน้ํา, พืน้ทีจ่อดรถ, พืน้ทีส่เีขยีว, ถนน  

 

1.2.3 รปูแบบอาคาร 

 โครงการบางเทา บีช การ์เด้นท์ เป็นโครงการประเภทอาคารพักอาศัยรวม จํานวน 60 ยูนิต 

ประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 4 รปูแบบ  

ตารางที ่1.1 แสดงรปูแบบอาคารต่างๆ ของโครงการ 

อาคาร ลกัษณะอาคาร สงู 

(ชัน้) 

ความสงู 

(เมตร) 

จาํนวน 

(อาคาร) 

การใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มอพารท์เมน้ท ์

(A,B,C,D,E,F) 

อาคาร คสล.  

หลงัคาทรงปัน้หยา 

3 11.23 6 อาคารพกัอาศยัรวม 

กลุ่มอาคาร 

Villa 

อาคาร คสล.  

หลงัคาทรงปัน้หยา 

2 8.42 2 อาคารพกัอาศยัรวม 

Manager office อาคาร คสล.  

หลงัคาทรงปัน้หยา 

1 6.60 1 อาคารสาํนกังาน 

 

M & E Room 

/refuse store 

อาคาร คสล. หลงัคาทรง

ปัน้หยา 
1 2.90 1 เกบ็ของ, หอ้งปัม้ 

 ทัง้น้ี ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และ

มาตรการคุ้มครองสิง่แวดลอ้มในบรเิวณจงัหวดัภูเกต็ กําหนดให ้พืน้ทีโ่ครงการซึ่งตัง้อยู่ในบรเิวณที ่2 มี
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ได้เฉพาะอาคารที่มคีวามสูงไม่เกนิ 12 เมตร ซึ่งจะเหน็ได้ว่า อาคารของโครงการทัง้หมดมคีวามสูงมาก

ทีสุ่ดเพยีง 11.23 เมตร ดงันัน้ ความสงูอาคารของโครงการจงึมคีวามสอดคลอ้งกบัประกาศดงักล่าว 

 

1.2.4 ลกัษณะการใช้พื้นท่ีอาคาร 

 โครงการบางเทา บีช การ์เด้นท์ เป็นโครงการประเภทอาคารพักอาศัยรวม จํานวน 60 ยูนิต 

ประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 10 อาคาร  

ตารางที ่1.2 ลกัษณะการใชพ้ืน้ทีอ่าคารต่างๆ ของโครงการ 

อาคาร ชัน้ ลกัษณะการใช้

พืน้ที ่

ขนาด 

(ตารางเมตร) 

จาํนวน

(หน่วย) 

พืน้ทีอ่าคาร

(ตารางเมตร) 

พืน้ทีป่กคลุมดนิ

(ตารางเมตร) 
อ พ า ร์ ท เ ม้ น ท ์

(A,B,C,D,E,F) 

Ground หอ้งพกั 131.70 20 2,634.00  

2,634.00 First หอ้งพกั 131.70 20 2,634.00 

Second หอ้งพกั 131.70 20 2,634.00 

รวมพืน้ทีก่ลุ่มอาคารอพารท์เมน้ท ์ 7,902.00 

พืน้ทีห่ลงัคา 2,520.00 - - 

Villas Ground ส่วนพกัผ่อนเจา้ของ 135.00 2 270.00 
 

300.00 
First หอ้งพกัเจา้ของ 150.00 2 300.00 

รวมพืน้ทีอ่าคาร Villas 570.00 

Manager Office Ground สาํนักงาน 62.56 1 62.56  

122.00 First หอ้งพกัผูจ้ดัการ 62.56 1 62.56 

รวมพืน้ทีอ่าคาร Manager Office 125.12  

พืน้ทีห่ลงัคา 122.00 - -  

M&E Room/refuse 

store 

1 หอ้งไฟฟ้า 

หอ้งปัม๊ 

หอ้งเกบ็ของ 

16.45 

29.14 

16.45 

1 

1 

1 

16.45 

29.14 

16.45 

 

128.77 

รวมพืน้ทีอ่าคาร M&E Room/refuse store 62.04 

พืน้ทีห่ลงัคา 128.77 - - 

รวมพืน้ทีอ่าคารทัง้หมด 8,659.16 - 

รวมพืน้ทีป่กคลุมดนิทัง้หมด - 3,184.77 

หมายเหตุ : “พื้นที่อาคาร” หมายถึง พื้นที่ของอาคารแต่ละชัน้ที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายใน

ขอบเขตด้านนอกคานหรอืภายในพื้นที่นัน้ หรอืขอบเขตด้านนอกของผนังอาคาร และหมายความรวมถึง

เฉลยีงหรอืระเบยีงด้วย แต่ไม่รวมพื้นดาดฟ้าและบนัไดนอกอาคาร (จากกฎกระทรวงฉบบัที่ 50 พ.ศ.2540) 

ออกตามความพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522)

 

1.2.5 สดัส่วนการใช้พื้นท่ีของโครงการ 

 โครงการบางเทา บชี การเ์ดน้ท์ ตัง้อยู่ในบรเิวณที ่2 ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มในบรเิวณจงัหวดัภูเกต็ ซึง่มขีอ้กําหนด คอื 

บรเิวณที่ 2 ให้มไีด้เฉพาะอาคารที่มคีวามสูงไม่เกนิ 12 เมตร และต้องมทีี่ว่างอนัปราศจากสิง่ปกคลุมไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 50 ของพืน้ทีด่นิทีข่ออนุญาตก่อสรา้งอาคารนัน้ 
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 ทัง้น้ี โครงการตัง้อยู่บนเน้ือที่ 7-1-50.2 ไร่ หรอืคดิเป็น 11,800.80 ตารางเมตร สามารถแบ่งการใช้

พืน้ทีอ่อกไดเ้ป็น 

 พืน้ทีข่ออนุญาต   11,800.80 ตารางเมตร

 พืน้ทีอ่าคารรวม      8,659.16 คารางเมตร

 พืน้ทีอ่าคารปกคลุมดนิ     3,184.77 ตารางเมตร 

 พืน้ทีว่่างปราศจากสิง่ปกคลุม   8,616.03 ตารางเมตร

ดงันัน้ สามารถนํามาคาํนวณหาสดัสว่นการใชพ้ืน้ทีข่องโครงการได ้ดงัน้ี 

 อตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมต่อพืน้ทีข่ออนุญาต : Floor Area Ratio (F.A.R.)

= พืน้ทีอ่าคารรวม / พืน้ทีข่ออนุญาต 

= 8,659.16 / 11,800.80  =  0.73 : 1

 อตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมต่อพืน้ทีข่ออนุญาต : Building Coverage Ratio (B.C.R.)

= พืน้ทีว่่างปราศจากสิง่ปกคลุม / พืน้ทีข่ออนุญาต 

= 3,184.77 / 11,800.80  =  0.27  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27 

 อตัราสว่นพืน้ทีว่่างปราศจากสิง่ปกคลุมต่อพืน้ทีข่ออนุญาต : Open Space Ratio (O.C.R.)

= พืน้ทีว่่างปราศจากสิง่ปกคลุม / พืน้ทีข่ออนุญาต 

= 8,616.03 / 11,800.80  =  0.73  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 73 (>30% ok!) 

จะเหน็ได้ว่า โครงการบางเทา บชี การ์เด้นท์ มพีื้นที่ว่างปราศจากสิง่ปกคลุมดนิคดิเป็นรอ้ยละ 73 

และอาคารมคีวามสูงที่สุดเพยีง 11.23 เมตร ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบัการใช้พื้นที่ในบรเิวณที่ 2 ตามประกาศ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อมใน

บรเิวณจงัหวดัภูเกต็ พ.ศ. 2546

 

1.2.6 ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

1.2.6.1 ระบบน้ําใช้ 

 ปรมิาณการใชน้ํ้า  โครงการมกีารใชป้ระมาณ 50.00 ลูกบาศกเ์มตร/วนั โดยแยกเป็นการใชน้ํ้าในแต่

ละสว่น ดงัน้ี 

1) สว่นหอ้งพกั จํานวน 60 ยนิูต มอีตัราการใชน้ํ้า 200 ลติร/คน-วนั  มผีูอ้ยู่อาศยัยนิูตละ 4 คน คดิ

เป็นปรมิาณการใชน้ํ้า 48.00 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

2) สว่นหอ้งพกัผูจ้ดัการ จาํนวน 1 ยนิูต มอีตัราการใชน้ํ้า 200 ลติร/คน-วนั  มผีูอ้ยู่อาศยั 2 คน คดิ

เป็นปรมิาณการใชน้ํ้า 0.40 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

3) สว่นหอ้งพกัเจา้ของโครงการ จํานวน 2 ยูนิต มอีตัราการใชน้ํ้า 200 ลติร/คน-วนั  มผีูอ้ยู่อาศยัยู

นิต ละ 2 คน คดิเป็นปรมิาณการใชน้ํ้า 0.80 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

4) หอ้งพนักงาน มอีตัราการใชน้ํ้า 70 ลติร/คน-วนั มพีนักงานใช ้10 คน คดิเป็นปรมิาณการใชน้ํ้า 

0.70 ลูกบาศก์เมตร/วนั (หมายเหตุ : อ้างอิงจาก แนวทางการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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สําหรบัโครงการด้านที่พกัอาศยับรกิารชุมชน และสถานที่พกัตากอากาศ สํานักงานนโยบาย

และแผนสิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม) 

แหล่งน้ําใช ้ โครงการใชน้ํ้าจากประปา อบต.เชงิทะเล ซึ่งเป็นระบบประปาหมู่บา้นเป็นแหล่งน้ํา

หลกั และซื้อน้ําจากบรษิทัเอกชนเพื่อใชเ้ป็นแหล่งน้ําสํารอง ในกรณีทีน้ํ่าประปาเกดิการขดัขอ้ง

ไม่สามารถจ่ายน้ําเขา้สูโ่ครงการไดห้รอืมปีรมิาณน้ําไม่เพยีงพอ 

การกักเก็บน้ําใช้  โครงการได้จดัให้มีบ่อเก็บน้ําใต้ดิน ขนาดความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

จาํนวน 2 บ่อ ซึง่อยู่ในอาคาร M&E 

การสูบจ่ายน้ํา   น้ําประปาจาก อบต.เชงิทะเล จะไหลผ่านมเิตอร ์และเกบ็กกัไวใ้นบ่อเกบ็น้ําใต้

ดนิ ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 บ่อ แลว้จงึแจกจ่ายน้ําไปยงัส่วนต่างๆ ภายในโครงการ

โดยใช่ระบบปัม๊แรงดนัสูงอตัโนมตัิ สูบเข้าสู่ถงัเก็บน้ําขนาด 500 ลิตร เข้าสู่ท่อขนาด Ø 0.4 

เมตร และ Ø 0.3 เมตร เขา้สูแ่ต่ละอาคาร เพือ่ไปใชป้ระโยชน์ภายในโครงการต่อไป  

1.2.6.2  ระบบไฟฟ้า 

 โครงการรบับรกิารกระแสไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัภูเก็ต ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า 

ขนาด 800 KVA ก่อนปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แผงควบคุมวงจรไฟฟ้ารวม ในห้องควบคุมไฟฟ้า และจ่าย

ใหก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใชไ้ฟฟ้า และสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในโครงการต่อไป ซึง่แต่ละสว่นจะ

มแีผงควบคุมวงจรไฟฟ้าย่อย เพือ่ความสะดวกในการควบคุม 

1.2.6.3  การบาํบดัน้ําเสีย 

ปรมิาณน้ําเสยี ปรมิาณน้ําเสยีทีเ่กดิขึน้จากโครงการประมาณ 40 ลูกบาศกเ์มตร/วนั  

ระบบบําบดัน้ําเสยี โครงการเลอืกใช้ระบบบําบดัน้ําเสยีชนิดบําบดัรวม (Joint Treatment) อนั

ได้แก่ น้ําสว้ม (Soil) น้ําทิ้ง (Waste) และน้ําจากห้องครวัที่ผ่านการดกัไขมนั โดยระบบบําบดัที่เลอืกใช้เป็น

ระบบบําบดัชนิดเกรอะ-กรองเตมิอากาศ (Aeration Filter Process) 

หลกัการบําบดัน้ําเสยี น้ําเสยีที่เกดิขึ้นจากโครงการมลีกัษณะเป็นน้ําเสยีชุมชน โดยน้ําเสยีที่

ผ่านการบําบดัจากโครงการ และมคี่าความสกปรกไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร ก่อนทีจ่ะถูกปล่อยลงสูบ่่อพกัน้ํา

ภายในโครงการ ซึ่งมีขนาด 1.0x1.0x1.0 เมตร ก่อนปล่อยลงคลองสาธารณะด้านหน้าโครงการ สําหรบั

โครงการไดอ้อกแบบระบบบําบดัน้ําเสยีเป็นชนิดเกรอะ-กรองเตมิอากาศ โดยมสี่วนประกอบและรายละเอยีด

การบําบดั ดงัน้ี 

 ถงับําบดัน้ําเสยีชนิดเกรอะ-กรองไรอ้ากาศ ประกอบดว้ย 

1) ถังเกรอะ (Separation Tank) ทําหน้าที่ในการแยกกากตะกอนหนัก (Solids) และกาก

ตะกอนเบา (Scum)  รวมทัง้ย่อยสลายกากบางส่วน ช่วยรบัอตัราการแปรผนัของอตัราการไหลน้ําเสยี และ

ยงัสามารถลดค่าความสกปรก (BOD) ไดส้่วนหน่ึง เพื่อใหน้ํ้าสว่นใสมคีวามสะอาดเพยีงพอก่อนถ่ายเขา้สูถ่งั

กรองเตมิอากาศ 

2) ถงักรองเตมิอากาศ (Aeration Tank) น้ําเสยีจากถงัเกรอะ ซึ่งเป็นน้ําใสและมคีุณภาพดีใน

ระดบัหน่ึงแลว้ จะเขา้สูถ่งัเตมิอากาศ เพือ่เขา้สู่กระบวนการย่อยสลายโดยแบคทเีรยีชนิดทีต่อ้งการออกซเิจน
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ในการดํารงชพี โดยแบคทเีรยีจะทําการย่อยสลายสารอนิทรยี์จนได้น้ํา ก๊าซและพลงังานออกมาและจะไหล

เขา้สูบ่่อพกัน้ําของโครงการ ก่อนปล่อยลงคลองสาธารณะดา้นหน้าโครงการต่อไป 

 การออกแบบระบบบําบดัน้ําเสยี  โครงการเลอืกใชถ้งับําบดัน้ําเสยีชนิดเกรอะ-กรองเตมิอากาศ 

เพื่อรองรบัน้ําเสยีจากแต่ละอาคาร จากนัน้น้ําเสยีจากอาคารต่างๆที่ผ่านการบําบดัแล้ว โครงการจะทําการ

ปล่อยลงคลองสาธารณะดา้นหน้าโครงการ ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 กลุ่มอาคารอพาร์ทเม้นท์ 3 ชัน้ 6 ยูนิต จํานวน 6 อาคาร แต่ละอาคารจะมีปริมาณน้ําเสีย

เกดิขึ้น 9 ลูกบาศก์เมตร/วนั และในแต่ละอาคารเลอืกใชถ้งัเกรอะ รุ่น BS-5000 หรอืเทยีบเท่า จํานวน 2 ชุด 

สามารถรองบรบัน้ําเสยีได้ทัง้หมด 10 ลูกบาศก์เมตร/วนั และถงักรองเติมอากาศ รุ่น BFF-5000 จํานวน 1 

ชุด รายละเอยีดการบําบดั ดงัน้ี 

 ถงัแยกกากตะกอน (Separation Tank) 

• ปรมิาณน้ําเสยีเขา้สู่ระบบ  9.00  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

• ค่าความสกปรกเขา้สูร่ะบบ  250  มลิลกิรมั/ลติร 

• ระยะเวลาเกบ็กกั   24  ชัว่โมง 

• ปรมิาตรสว่นเกรอะทีต่อ้งการ  9.00  ลูกบาศกเ์มตร 

• ปรมิาตรสว่นเกรอะทีเ่ลอืกใช ้  5.00 x 2 ลูกบาศกเ์มตร 

• ประสทิธภิาพในการบําบดั  40 % 

• ค่าความสกปรกออกจากระบบ  150  มลิลกิรมั/ลติร 

 ถงักรองเตมิอากาศ (Anaerobic Filter Tank) 

• ปรมิาณน้ําเสยีเขา้สู่ระบบ  9.00  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

• ค่าความสกปรกเขา้สูร่ะบบ  150  มลิลกิรมั/ลติร 

• ระยะเวลาเกบ็กกั   12  ชัว่โมง 

• BOD5 loading    1.17  กโิลกรมับโีอด/ีวนั 

• ปรมิาตรสว่นกรองไรอ้ากาศทีต่อ้งการ 2.87  ลูกบาศกเ์มตร 

• ปรมิาตรสว่นกรองไรอ้ากาศทีเ่ลอืกใช ้ 5.00  ลูกบาศกเ์มตร 

• ค่าความสกปรกออกจากระบบ  20  มลิลกิรมั/ลติร 

 กลุ่มอาคาร Villas จํานวน 2 อาคาร แต่ละอาคารจะมีปรมิาณน้ําเสียเกิดขึ้น 2.40 ลูกบาศก์

เมตร/วนั และในแต่ละอาคารเลอืกใช้ถงัเกรอะ-กรองเตมิอากาศ รุ่น BSA-4000 หรอืเทยีบเท่า จํานวน 1 ชุด 

สามารถรองกรบัน้ําเสยีไดท้ัง้หมด 4 ลูกบาศกเ์มตร/วนั รายละเอยีดการบําบดั ดงัน้ี 

 สว่นแยกกากตะกอน (Separation Tank) 

• ปรมิาณน้ําเสยีเขา้สู่ระบบ  2.40  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

• ค่าความสกปรกเขา้สูร่ะบบ  250  มลิลกิรมั/ลติร 

• ระยะเวลาเกบ็กกั   18  ชัว่โมง 



บางเทา บชี การเ์ดน้ท ์ เจ้าของ : บรษิทั เจแอลกะทูป้าลม์ จํากดั 

ประจําเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2568 

 
บรษิทั เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั   1-8 
 

 

• ปรมิาตรสว่นเกรอะทีต่อ้งการ  1.80  ลูกบาศกเ์มตร 

• ปรมิาตรสว่นเกรอะทีเ่ลอืกใช ้  2.56  ลูกบาศกเ์มตร 

• ประสทิธภิาพในการบําบดั  40 %   

• ค่าความสกปรกออกจากระบบ  150  มลิลกิรมั/ลติร 

 สว่นกรองเตมิอากาศ (Anaerobic Filter Tank) 

• ปรมิาณน้ําเสยีเขา้สู่ระบบ  2.40  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

• ค่าความสกปรกเขา้สูร่ะบบ  150  มลิลกิรมั/ลติร 

• BOD5 loading    0.23  กโิลกรมับโีอด/ีวนั 

• ปรมิาตรสว่นกรองไรอ้ากาศทีต่อ้งการ 0.574  ลูกบาศกเ์มตร 

• ปรมิาตรสว่นกรองไรอ้ากาศทีเ่ลอืกใช ้ 1.44  ลูกบาศกเ์มตร 

• ค่าความสกปรกออกจากระบบ  20  มลิลกิรมั/ลติร 

ห้องน้ํารวม  มีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้น 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วนั เลือกใช้ถังเกรอะ-กรองเติม

อากาศ รุ่น BSA-2000 หรอืเทียบเท่า จํานวน 1 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสยีได้ทัง้หมด 2 ลูกบาศก์เมตร/วนั 

รายละเอยีดการบําบดั ดงัน้ี 

 สว่นแยกกากตะกอน (Separation Tank) 

• ปรมิาณน้ําเสยีเขา้สู่ระบบ  1.00  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

• ค่าความสกปรกเขา้สูร่ะบบ  250  มลิลกิรมั/ลติร 

• ระยะเวลาเกบ็กกั   18  ชัว่โมง 

• ปรมิาตรสว่นเกรอะทีต่อ้งการ  1.00  ลูกบาศกเ์มตร 

• ปรมิาตรสว่นเกรอะทีเ่ลอืกใช ้  1.53  ลูกบาศกเ์มตร 

• ประสทิธภิาพในการบําบดั  40 %   

• ค่าความสกปรกออกจากระบบ  150  มลิลกิรมั/ลติร 

 สว่นกรองเตมิอากาศ (Anaerobic Filter Tank) 

• ปรมิาณน้ําเสยีเขา้สู่ระบบ  1.00  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

• ค่าความสกปรกเขา้สูร่ะบบ  150  มลิลกิรมั/ลติร 

• BOD5 loading    0.13  กโิลกรมับโีอด/ีวนั 

• ปรมิาตรสว่นกรองไรอ้ากาศทีต่อ้งการ 0.319  ลูกบาศกเ์มตร 

• ปรมิาตรสว่นกรองไรอ้ากาศทีเ่ลอืกใช ้ 0.70  ลูกบาศกเ์มตร 

• ค่าความสกปรกออกจากระบบ  20  มลิลกิรมั/ลติร 

อาคารสํานักงานและที่พกัผู้จดัการ  มปีรมิาณน้ําเสยีเกดิขึ้น 2.40 ลูกบาศก์เมตร/วนั เลอืกใช้

ถงัเกรอะ-กรองเตมิอากาศ รุ่น BSA-4000 หรอืเทียบเท่า จํานวน 1 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสยีได้ทัง้หมด 4 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั รายละเอยีดการบําบดั ดงัน้ี 
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 สว่นแยกกากตะกอน (Separation Tank) 

• ปรมิาณน้ําเสยีเขา้สู่ระบบ  2.40  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

• ค่าความสกปรกเขา้สูร่ะบบ  250  มลิลกิรมั/ลติร 

• ระยะเวลาเกบ็กกั   18  ชัว่โมง 

• ปรมิาตรสว่นเกรอะทีต่อ้งการ  1.80  ลูกบาศกเ์มตร 

• ปรมิาตรสว่นเกรอะทีเ่ลอืกใช ้  2.56  ลูกบาศกเ์มตร 

• ประสทิธภิาพในการบําบดั  40 %   

• ค่าความสกปรกออกจากระบบ  150  มลิลกิรมั/ลติร 

 สว่นกรองเตมิอากาศ (Anaerobic Filter Tank) 

• ปรมิาณน้ําเสยีเขา้สู่ระบบ  2.40  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

• ค่าความสกปรกเขา้สูร่ะบบ  150  มลิลกิรมั/ลติร 

• BOD5 loading    0.23  กโิลกรมับโีอด/ีวนั 

• ปรมิาตรสว่นกรองไรอ้ากาศทีต่อ้งการ 0.574  ลูกบาศกเ์มตร 

• ปรมิาตรสว่นกรองไรอ้ากาศทีเ่ลอืกใช ้ 1.44  ลูกบาศกเ์มตร 

• ค่าความสกปรกออกจากระบบ  20  มลิลกิรมั/ลติร 

ประสทิธภิาพการบําบดัน้ําเสยี  ระบบบําบดัน้ําเสยีของโครงการ ไดถู้กออกแบบใหส้ามารถรอง

ปรมิาณน้ําเสยีทีม่คี่าความสกปรกเขา้ (BOD) 250 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบําบดัน้ําเสยีให้

เหลอืค่าความสกปรก (BOD) ไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร ก่อนที่จะถูกปล่อยลงสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ําและบ่อ

พกัน้ําขนาด 1.0x1.0x1.0 เมตร ก่อนปล่อยลงท่อระบายน้ําหลกัภายในโครงการซึ่งมขีนาด 0.30 เมตร ขนาด 

0.40 เมตร และขนาด 0.60 เมตร ก่อนที่จะระบายลงท่อขนาด 0.80 เมตร เพื่อระบายลงคลองสาธารณะ

ดา้นหน้าโครงการต่อไป  

การกําจดักากตะกอน การกําจดักากตะกอน โครงการจะประสานงานกบั อบต.เชงิทะเล ในการ

สบูตะกอนในสว่นแยกกากตะกอนออกทุกๆ 2 ปี เพือ่ใหถ้งับําบดัน้ําเสยีมปีระสทิธภิาพดอียู่เสมอ 

1.2.6.4  การระบายน้ํา 

ระบบระบายน้ําท้ิง  น้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดน้ําเสียของโครงการ จนเหลือค่าความสกปรก 

(BOD) ไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร จะไหลเขา้บ่อตรวจคุณภาพน้ํา ขนาด 1.0x1.0x1.0x เมตร ก่อนปล่อยลงท่อ

ระบายน้ําหลกัภายในโครงการ เขา้สูบ่่อพกัน้ําและลงสูค่ลองสาธารณะดา้นหน้าโครงการ 

ระบบระบายน้ําฝน  โครงการได้จดัให้มรีางรบัน้ําฝนจากชัน้หลงัคาในแต่ละอาคาร ก่อนที่จะ

ระบายน้ําฝนลงมาตามท่อระบายน้ําฝนในแนวดิง่ เมื่อน้ําฝนไหลลงสู่ชัน้ล่างของอาคารจะไหลเขา้สูท่่อระบาย

น้ํา และเข้าสู่บ่อพกัน้ําขนาด 1.0x1.0x1.0 เมตร ซึ่งมอียู่ทุกระยะ 10 เมตร ก่อนปล่อยลงสู่คลองระบายน้ํา

สาธารณะดา้นหน้าโครงการ เช่นเดยีวกบัน้ําทิง้  
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1.2.7.5  การจดัการมูลฝอย 

ปริมาณมูลฝอย  ปรมิาณมูลฝอยทัง้หมดที่เกดิจากโครงการประมาณ 252 กโิลกรมั/วนั หรอื 

756 ลติร/วนั 

การจดัการมูลฝอย 

- ห้องพกั จดัให้มถีงัรองรบัมูลฝอยภายในห้องพกัแต่ละยูนิต ขนาด 20 ลติร ยูนิตละ 4 

ถงั โดยรองรบัภายในสว่นหอ้งนอน หอ้งนัง่เล่น และหอ้งน้ํา 

- บรเิวณทางเดนิทัว่ไปและสวน จดัใหม้ถีงัรองรบัมูลฝอยรวม ขนาด 60 ลติร จุดละ 2 ถงั 

ในปรมิาณทีเ่พยีงพอ  

ขัน้ตอนการจดัการมูลฝอย 

-  มูลฝอยจากส่วนห้องพัก และส่วนอื่นๆ แม่บ้านจะทําการเก็บรวบรวมเป็นประจําทุกๆวนั 

ในช่วงเช้า โดยมูลฝอยที่ไม่สามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ โดยมูลฝอยที่สามารถนํากลบัมาใช้ใหม่จะถูกคดัแยก

และรวบรวมเพื่อนําไปขาย ส่วนมูลฝอยที่ไม่สามารถนํากลบัไปใช้ใหม่จะคดัแยกเป็นมูลฝอยเปียกและมูล

ฝอยแห้ง เก็บรวบรวมใส่ถุงดําและมัดปากถุงอย่างมิดชิด ก่อนนําไปรวบรวมยงัจุดรวบรวมมูลฝอยของ

โครงการ โดยจดัวางไว้บรเิวณรมิถนนและลานจอดรถภายในโครงการอยู่เพื่อรอการเก็บขนจาก อบต.เชิง

ทะเลต่อไป 

1.2.6.6  การคมนาคม 

เส้นทางเข้า-ออกพื้นท่ี  เส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ จะใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 

4025 เป็นเสน้ทางหลกั ก่อนจะแยกเขา้สู่ถนนหาดสุรนิทร-์บางเทา ไปเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร และเลี้ยว

ขวาเขา้สู่ถนนสาธารณประโยชน์ไปอีก 100 เมตร ก็แยกขวาเขา้สู่พื้นที่โครงการ สําหรบัถนนหาดสุรนิทร-์

บางเทา ถนนมลีกัษณะเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร ไม่มเีกาะกลางถนนมคีวามกว้างประมาณ 6 เมตร 

สําหรบัทางเขา้-ออกโครงการ มคีวามกวา้ง 6 เมตร การจราจรภายในโครงการสามารถสวนทางกนัได ้(Two-

Way) 

หมายเหตุ : ความกวา้งของทางเขา้-ออกของรถยนต์ตามกฎกระทรวงฉบบัที7่ (พ.ศ.2517) ออก

ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร พ.ศ.2479 ต้องมคีวามกวา้งไม่น้อยกว่า 6 เมตร ใน

กรณีทีจ่ดัใหร้ถยนตว์ิง่ไดท้างเดยีว ทางเขา้-ออกตอ้งกวา้งไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร  

พื้นท่ีจอดรถ  พื้นที่จอดรถยนต์อยู่บรเิวณอาคาร A จอดรถยนต์ได้ 12 คนั บรเิวณอาคาร B 

จอดรถยนต์ได้ 12 คัน บริเวณอาคาร C จอดรถยนต์ได้ 6 คัน บรเิวณอาคาร D จอดรถยนต์ได้ 12 คัน 

บรเิวณอาคาร E จอดรถยนต์ได้ 6 คนั บรเิวณอาคาร F จอดรถยนต์ได้ 12 คนั ทัง้น้ี ภายในโครงการมพีืน้ที่

สามารถจอดรถของผูพ้กัอาศยัไดอ้ย่างเพยีงพอ 60 คนั  

1.2.6.7  การป้องกนัอคัคีภยั 

ระบบสญัญาณเตือนภยัและระบบดบัเพลิง  โครงการจดัให้มสีญัญาณเตอืนภยัในแต่ละชัน้

ของกลุ่มอาคารอพาร์ทเม้นท์ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องตรวจจบัความร้อน และเครื่องตรวจจบัควนัและถัง

ดบัเพลงิชนิดผงเคมแีห้ง ขนาด 10 กก. ตดิตัง้บรเิวณห้องครวั ห้องนัง่เล่น และห้องนอน ทุกชัน้ของอาคาร 
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ส่วนอาคาร Manager office กท็ําการตดิตัง้ชัน้ละ 2 ชุด และยงัไดต้ดิตัง้ถงัดบัเพลงิในทุกอาคาร อาคารละ 3 

ชุด 

หมายเหตุ : แบบและวธิกีารติดตัง้ถงัดบัเพลงิ อ้างองิจากกฎกระทรวงฉบบัที่ 39 (พ.ศ.2537) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร พ.ศ.2522 (หมวด 1,ขอ้ 2,และขอ้ 3)

 



บทท่ี 2 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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  บทท่ี 2 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

2.1 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่2.1 การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

1. ทรพัยากรกายภาพ 

1.1 สภาพภูมปิระเทศ 

 

 

 

 

 

- จดัใหม้กีารดูแลใหต้น้ไม ้และสวนหย่อมภายใน

โครงการใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 

 

 
 

- ทําการปรับปรุงพื้นที่ โครงการและบริเวณ

ขา้งเคยีง ให้มีความกลมกลนืและใกล้เคยีงกับ

สภาพภูมปิระเทศเดมิมากทีสุ่ด 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ เจา้หน้าทีโ่ครงการดแูลให้

ต้นไม ้และสวนหย่อมภายในโครงการใหอ้ยู่ใน

สภาพดอียู่เสมอ 

 
 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการปรบัปรุงพื้นที่

โครงการใหม้คีวามกลมกลนืกบัพืน้ทีเ่ดมิ มกีาร

ปลูกตน้ไม่และจดัสวนหย่อมเพื่อความสวยงาม 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

- ทําการปลูกไม้ดอก ไม้ประดบั ในบรเิวณพื้นที่

ว่างรอบๆ โครงการ 

 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ บรเิวณพื้นที่โครงการมี

การปลูกตน้ไม ้ไมป้ระดบั เพื่อความสวยงาม 

 
 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

1.2 คุณภาพอากาศ 

 

- ตดิป้ายจํากดัความเรว็รถภายในโครงการไม่ให้

เกนิ 30 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

 
 

- หมัน่บํารุงรกัษาต้นไม้และสวนหย่อมอยู่เสมอ 

เพื่อให้มบีรรยากาศที่ร่มรื่นและอากาศที่สดชื่น

- ไม่ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 
 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการมคีนสวน ดูแล

รกัษาตน้ไม ้และสวนหย่อมใหส้วยงามอยู่เสมอ 

- บรเิวณทางเข้าออกโครงการ มี

ไมก้ัน้ และควบคุมเปิด-ปิด โดย

เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย  

แ ล ะ มี ห ลั ง เ ต่ า บ ริ เ ว ณ

ทางเขา้ออก จงึทาํใหร้ถทีจ่ะเขา้

ในโครงการมคีวามเรว็ไม่มาก 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

ภายในโครงการ 

 

- ควบคุมดูแลมใิห้ผูพ้กัอาศยัประกอบกิจกรรมที่

ก่อใหเ้กิดฝุ่ นละออง หรอื ก๊าซพิษ ที่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ 

 

- ดูแลและทําความสะอาดถนนทางเข้าสู่พื้นที่

โครงการ ลานจอดรถอยู่เสมอ เพื่อป้องกนัฝุ่ น

ละอองฟุ้งกระจาย 

 

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการมเีจ้าหน้าทีดู่แล 

และทํ าความสะอาดถนนท างเข้าสู่ พื้ น ที่

โครงการ ลานจอดรถอยู่เสมอ เพื่อป้องกนัฝุ่ น

ละอองฟุ้งกระจาย 

 
 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

1.3 คุณภาพเสยีงและการ

สัน่สะเทอืน 

- พยายามหลกีเลีย่งกจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิเสยีง

ดงัและการสัน่สะเทอืนรบกวนต่อผูพ้กัอาศยั 

 

- กําหนดบทลงโทษสําหรบัผูพ้กัอาศยั ทีส่่งเสยีง

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ ในกรณีลูกค้าส่งเสยีงดงั

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

ดงัจนเป็นเหตุสรา้งความราํคาญและทําใหผู้อ้ื่น

เดอืดรอ้น 

 

- หากมีกิจกรรมที่ทําให้เกิดเสียงดังและการ

สัน่สะเทือน ควรแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบก่อน

ล่วงหน้า 

 

จนเป็นเหตุรําคาญต่อผู้อื่น เจ้าหน้าที่ร ักษา

ความปลอดภยัจะเขา้ไปตกัเตอืนใหลู้กคา้ทราบ 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

2. ทรพัยากรชีวภาพ 

2.1 ทรพัยากรชวีภาพบนบก 

 

 

 

 

 

 

- หลงัการก่อสร้างเสร็จสิ้น ควรทําการปรบัปรุง

พืน้ทีโ่ครงการ โดยใหใ้กล้เคยีงกบัสภาพเดมิให้

มากทีสุ่ด 

 

- พยายามตกแต่งสวน โดยใชพ้นัธุ์ไมท้้องถิ่นใน

บรเิวณทีจ่ะจดัภูมสิถาปัตยแ์ละหมัน่บํารุงรกัษา

ใหส้วยงามอยู่เสมอ 

 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการปรบัปรุงพื้นที่

โครงการใหม้คีวามกลมกลนืกบัพืน้ทีเ่ดมิ มกีาร

ปลูกตน้ไม่และจดัสวนหย่อมเพื่อความสวยงาม 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ โครงการตกแต่งสวน และ

หมัน่บํารุงรกัษาใหส้วยงามอยู่เสมอ 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

- ทํ าก า รป ลู ก ต้ น ไม้  ไม้ ด อ ก  ไม้ ป ร ะดั บ 

สวนหย่อม และพื้นที่สีเขียว เพื่ อให้ร่มเงา 

สามารถเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของ

สตัวแ์ละแมลงต่างๆ 

 

- หมัน่บํ า รุงดู แลรักษาพื้ นที่ สี เขียวภายใน

โครงการอยู่ตลอดเวลา 

 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีพื้นที่สีเขียว 

เพื่อให้ร่มเงา สามารถเป็นทีอ่ยู่อาศยัและแหล่ง

อาหารของสตัวแ์ละแมลงต่างๆ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าคนสวนของ

โครงการ หมัน่บํารุงดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว

ภายในโครงการอยู่ตลอดเวลา 

 
 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

2.2 ทรพัยากรชวีภาพในน้ํา - ไม่ เททิ้ ง น้ํ า เสีย  ห รือสารเคมีลงในคลอง

สาธารณ ประโยชน์ด้านข้างโครงการโดย

เดด็ขาด 

 

- กําหนดบทลงโทษสําหรับผู้พักอาศัยที่ทิ้งมูล

ฝอยลงคลองสาธารณประโยชน์ 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการไม่เททิ้งน้ําเสยี 

หรือสารเคมีลงในคลองสาธารณประโยชน์

ดา้นขา้งโครงการ 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

- ไม่ปล่อยน้ําทิ้งลงสู่คลองสาธารณประโยชน์

โดยตรง ทัง้ที่ยังไม่ผ่านการบําบัดขัน้ต้นจาก

ระบบบําบดัน้ําเสยีภายในโครงการ 

 

- ปลูกต้นไม้ประจําท้องถิ่นบริเวณริมคูน้ําของ

โครงการเพื่ อเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะ

พังทลายของดิน และยังทําให้เป็นแหล่งที่อยู่

อาศยัของสตัวแ์ละทาํใหโ้ครงการร่มรื่นมากขึน้ 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ โครงการมรีะบบบําบดัน้ํา

เสยีรวม ดงันัน้ โครงการจะไม่ปล่อยน้ําเสยีทีย่งั

ไม่ผ่านการบําบดัลงสู่คลองโดยตรงเดด็ขาด 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ บรเิวณรมิคน้ํูา มกีารปลูก

ตน้ไมเ้พื่อเป็นแนวป้องกนัการกดัเซาะพงัทลาย

ของดนิ 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.1 การใชน้ํ้า - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยช่วยกัน

ประหยดัน้ําทุกจุดทีม่กีารใชน้ํ้า 

 

- หมัน่ตรวจสอบระบบท่อประปา ระบบสูบจ่าย

น้ํา และสุขภณัฑ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งานได้อยู่เสมอ และซ่อมทนัทเีมื่อพบว่าชํารุด

เสยีหาย 

 

 

- ดแูลตรวจสอบความสะอาดของน้ําทีนํ่ามาใชใ้น

การอุปโภคบรโิภคอยู่เสมอ 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่

แผนกวิศวกรรมตรวจสอบระบบท่อประปา 

ระบบสูบจ่ายน้ํา และสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ และซ่อมทันที

เมื่อพบว่าชาํรุดเสยีหาย 

 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการดูแลตรวจสอบ

ความสะอาดของน้ําที่นํามาใช้อยู่เสมอ มีการ

วเิคราะหคุ์ณภาพน้ําใช ้ 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

- เลอืกใชเ้ครื่องสุขภณัฑป์ระเภททีป่ระหยดัน้ํา 

 

 

- ดูแลปริมาณ น้ําใช้ ในถังเก็บ น้ําให้มีความ

เพยีงพอกบัความตอ้งการอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 
 

- ดแูลความสะอาดของบ่อเกบ็น้ําภายในโครงการ

อย่างสมํ่าเสมอ 

 

 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการเลือกใช้เครื่อง

สุขภณัฑป์ระเภททีป่ระหยดัน้ํา 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการปริมาณ น้ําใช้ของมี

เพยีงพอกบัความต้องการของลูกค้า ปรมิาตร

ถังสํารองน้ําใช้ของโครงการ มีปริมาตรรวม 

100 ลบ.ม.  ซึง่แบ่งเป็นถงัเกบ็น้ําดบิ 40 ลบ.ม. 

ถงัเก็บน้ําผ่านกรอง 60 ลบ.ม. โครงการใช้น้ํา

วนัละประมาณ 50 ลบ.ม. ดงันัน้สามารถสํารอง

น้ําใชไ้ดป้ระมาณ 2 วนั 

 
 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ เจ้าหน้าที่โครงการดูแล

ความสะอาดของบ่อเกบ็น้ํา และตรวจวเิคราะห์

คุณภาพน้ําใชอ้ย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

- ดแูลระบบการทาํงานของลูกลอย และปัม๊สูบน้ํา

อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อไม่ใหน้ํ้าล้นออกจากถงัเกบ็

น้ํา ซึง่จะเป็นการสิน้เปลอืงโดยไม่จาํเป็น 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ เจา้หน้าทีแ่ผนกวศิวกรรม

ดแูลระบบการทาํงานของลูกลอย และปัม๊สบูน้ํา

อย่างสมํ่ าเสมอ หากพบว่ามีการชํารุด จะ

ดาํเนินการซ่อมแซมทนัท ี

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

3.2 ไฟฟ้าและพลงังาน - ดแูลการใชไ้ฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพและประหยดั

พลงังานใหม้ากทีสุ่ด เช่น ปิดไฟในทีม่แีสงสว่าง

เพยีงพอหรอืบรเิวณทีไ่ม่จาํเป็น เป็นตน้ 

 

- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยช่วยกันประหยัดไฟฟ้า 

และติดป้ายให้ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าภายใน

หอ้งพกัและทุกจุดทีม่กีารใชไ้ฟฟ้า 

 

- กําหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด 

เพื่อช่วยลดการใชก้ระแสไฟฟ้า 

 

 

- เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยดัพลงังาน ได้

มาตรฐานของกรมส่งเสรมิพลงังาน 

 

- หมัน่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า

ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 

และซ่อมทนัทเีมื่อพบว่าชาํรุดเสยีหาย 

- ปฏบิตัติามมาตรการ เจา้หน้าทีโ่ครงการดแูลให้

ใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั ปิดไฟดวงทีไ่ม่จาํเป็น 

 

 

- ปฏบิตัิตามมาตรการ โครงการรณรงค์ให้ผู้พกั

อาศยัช่วยกนัประหยดัไฟฟ้า 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการกําหนดเวลา

เปิด-ปิดไฟในบางจุด เพื่อเป็นการประหยัด

พลงังาน 

 

- ปฏิบตัติามมาตรการ โครงการเลอืกใชอุ้ปกรณ์

ไฟฟ้าทีป่ระหยดัพลงังาน ไดม้าตรฐาน 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ แผนกวิศวกรรมหมัน่

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ และ

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

 

- บนัทึกขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าและพลงังาน รวมไป

ถึงการติดตัง้และเปลี่ยนแปลงเครื่องจกัรหรอื

อุปกรณ์ที่มีผลต่อการใช้พลังงานและการ

อนุรกัษ์พลงังาน 

 

- ตดิตัง้เครื่องตดัไฟอตัโนมตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เลอืกใชเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้าทีป่ระหยดัพลงังาน 

 

 

- จดัใหม้ชี่างไฟฟ้าประจาํในโครงการอย่างน้อย 1 

คน 

ซ่อมทนัทเีมื่อพบว่าชาํรุดเสยีหาย 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ แผนกวิศวกรรมมีการ

เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED เพื่อประหยดั

พลงังาน 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ภายในห้องพักติดตัง้

เครื่องตดัไฟอตัโนมตั ิ

 
 

- ป ฏิบัติ ต าม ม าต รการ โค รงก ารเลือก ใช้

เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีป่ระหยดัพลงังาน  

 

ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีช่างไฟฟ้า

ประจาํในโครงการ 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

3.3 การบําบดัน้ําเสยี - ติดตัง้ระบบบําบัดน้ําเสียให้ถูกต้องตามหลัก

วชิาการทางวศิวกรรมสุขาภบิาล 

 

- น้ําเสยีจากกิจกรรมต่างๆภายในโครงการ ต้อง

ผ่านระบบบําบดัน้ําเสยีก่อนปล่อยทิง้เสมอ 

 

 

- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการทิ้งวสัดุ

หรอืสิง่อื่นใดทีย่่อยสลายไม่ไดล้งในโถสว้ม เช่น 

ผา้อนามยั ถุงพลาสติก เป็นต้น อนัเป็นสาเหตุ

ทาํใหป้ระสทิธภิาพของระบบบําบดัน้ําเสยีลดลง 

และเกดิการอุดตนัใหเ้สน้ท่อ 

 

- เลอืกใช้น้ํายาล้างห้องน้ําทีม่คุีณสมบตัิเป็นด่าง 

เพื่อใหข้องระบบบําบดัน้ําเสยีมปีระสทิธภิาพดี

อยู่เสมอ 

 

- หมัน่ตรวจดูการไหลของน้ําเสียให้เป็นปกต ิ

เพื่อใหข้องระบบบําบดัน้ําเสยีมปีระสทิธภิาพดี

อยู่เสมอ 

 

- ตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบบําบดัน้ําเสยี

อยู่เสมอ โดยการตรวจคุณภาพน้ําในบ่อพกัน้ํา

- ปฏิบตัิตามมาตรการ ระบบบําบดัน้ําเสียของ

โครงการตดิตัง้ตามหลกัวชิาการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ น้ํ าเสียที่ เกิดขึ้น ใน

โครงการทุกกิจกรรม จะผ่านระบบบําบัดน้ํา

เสยีก่อนปล่อยลงคลอง 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการรณรงค์

และประชาสมัพนัธ์ไม่ให้มีการทิ้งวสัดุลงในโถ

สว้ม 

 

 

 

- ปฏิบัติต ามม าตรการ โค รงการเลือก ใช้

ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ แผนกวศิวกรรมตรวจดู

การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียให้เป็นไป

ตามปกตแิละมปีระสทิธภิาพด ี

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ โครงการมกีารตรวจสอบ

ประสทิธภิาพของระบบบําบดัน้ําเสยี และมกีาร

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

เป็นประจาํ 

 

- สูบตะกอนออกจากถังเกรอะทุกๆ 2 ปี แม้ว่า

ตะกอนจะยังไม่เต็มก็ตาม และต้องให้มีน้ํา

เหลืออยู่ ในถังเกรอะประมาณ 2/3 ของถัง

ภายหลงัการสบู 

 

- หมัน่ตรวจสอบระบบท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ และซ่อม

ทนัทเีมื่อพบว่าชาํรุดเสยีหาย 

 

ตรวจสอบคุณภาพน้ําในบ่อพกัน้ํา  

 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการดําเนินการสูบ

ตะกอนออกจากถงัเกรอะอย่างสมํ่าเสมอ  

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ แผนกวศิวกรรมตรวจสอบ

ระบบท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานได้อยู่ เสมอ และซ่อมทันทีเมื่อ

พบว่าชาํรุดเสยีหาย 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

3.4 การระบายน้ํา - ตดิตัง้ตะแกรงดกัขยะทีบ่่อพกัน้ําสุดทา้ยของจุด

ระบาย น้ํา เพื่ อ ป้องกันการอุดตันหรือกีด

ขวางทางไหลของน้ําในคลองสาธารณะ 

 
 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการติดตัง้ตะแกรง

ดกัขยะทีบ่่อพกัน้ําสุดทา้ยของจุดระบายน้ํา 

 

 
 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

- กวาดและดูแลทําความสะอาดบรเิวณถนนและ

ทางเข้า-ออกภายในโครงการอย่างสมํ่าเสมอ 

เพื่อลดปรมิาณตะกอนที่จะถูกน้ําฝนชะลงสู่ราง

ระบายน้ําสาธารณะ 

 

- ขุดลอกตะกอนในบ่อพักน้ําเป็นประจําอย่าง

น้อยปีละ 2 ครัง้ 

 

- หมัน่ตรวจสอบระบบท่อระบายน้ํา และบ่อพัก

น้ําใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านได้อยู่เสมอ และ

ซ่อมทนัทเีมื่อพบว่าชาํรุดเสยีหาย 

 

- ประชาสมัพนัธแ์ละจดัใหม้ป้ีายหา้มทิง้วสัดุลงใน

ชกัโครกและบ่อพกัน้ํา 

 

- ดแูลจุดเชื่อมต่อของท่อระบายน้ําของโครงการ

กับท่อระบายน้ําสาธารณะ ไม่ให้มีขยะ ซึ่งจะ

ก่อใหเ้กดิการอุดตนัของระบบระบายน้ําได ้

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่

กวาดและดูแลทําความสะอาดบรเิวณถนนและ

ทางเขา้-ออกภายในโครงการอย่างสมํ่าเสมอ 

 

 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการขุดลอกตะกอน

ในบ่อพกัน้ําเป็นประจาํ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบระบบท่อระบายน้ํา และบ่อพกัน้ําให้

อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านไดอ้ยู่เสมอ 

 

- ป ฏิ บั ติ ต าม ม าต รก าร  โค ร งก ารมี ก า ร

ประชาสมัพนัธห์า้มทิง้วสัดุลงในชกัโครก 

 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการมเีจ้าหน้าทีดู่แล

จุดเชื่อมต่อของท่อระบายน้ําของโครงการกับ

ท่อระบายน้ําสาธารณะ ไม่ ให้มีขยะ ซึ่งจะ

ก่อใหเ้กดิการอุดตนัของระบบระบายน้ําได ้

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่ง

ปฏกูิล  

 

- จดัเตรยีมภาชนะรองรบัมูลฝอยแยกประเภทมี

ฝาปิดมิดชิด ให้เพียงพอกับปริมาณมูลฝอย 

และจดัว่าในตําแหน่งทีเ่หมาะสมและครอบคลุม

- ปฏบิตัติามมาตรการ โครงการมภีาชนะรองรบั

มลูฝอยแต่ละประเภทและมฝีาปิดมดิชดิ 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัว่ทุกพืน้ที ่

 

- จดัใหม้ทีีพ่กัมลูฝอยรวมอย่างสมํ่าเสมอเดอืนละ 

1 ครัง้ 

 

- ควบคุมดูแลการเก็บมูลฝอยในส่วนต่างๆ ของ

โครงการไปยังที่พักมูลฝอยรวมอย่างใกล้ชิด 

เพื่อป้องกันการปนเป้ือนต่อพื้นที่สาธารณะ 

หรือควรใช้เส้นทางอื่นแยกออกจากพื้นที่

สาธารณะ 

 

- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยช่วยกันแยกประเภทมูล

ฝอย และติดป้ายแยกมูลฝอยให้เห็นอย่าง

ชดัเจน 

 
 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่

ค วบ คุมดูแลการเก็บขนมูลฝอยในพื้ นที่

โครงการ 

 

 

 

- ปฏบิตัิตามมาตรการ โครงการมกีารรณรงค์ให้

ผูอ้าศยัแยกประเภทขยะ 

 

 
 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

- พยายามเลอืกใชผ้ลติภณัฑ์ชนิดเตมิ และนํามูล

ฝอยที่สามารถนํามาใช้ได้อีก มาใช้ให้ เกิด

ประโยชน์ หรอืขายให้กบัผู้รบัซื้อของเก่า เช่น 

กระป๋อง ขวด กล่อง เป็นต้น เพื่อเป็นการลด

ปรมิาณมลูฝอยใหก้บัโครงการ 

 

- ควรมีการนําถังรองรบัมูลฝอยในบรเิวณต่างๆ 

ไปทําความสะอาดเป็นประจําเพื่อป้องกันกลิ่น

เหมน็และการสะสมของเชือ้โรค 

 

- เลือกใช้ชนิดของถังรองรับมูลฝอยที่มีความ

แข็งแรง ทนทาน มีฝาปิดมิดชิด สามารถ

ป้องกนัแมลงหรอืสตัวเ์ขา้ไปในถงั 

 

- ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้เช่าพกัอาศยัช่วยกันรกัษา

ความสะอาด โดยการทิง้มลูฝอยลงถงัเท่านัน้ 

 

- ปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของ อบต.เชิง

ทะเล อย่างเคร่งครดั 

 

- ปฏิบัติต ามม าตรการ โค รงการเลือก ใช้

ผลติภณัฑท์ีส่ามารถนํามาเตมิและใชซ้ํ้าได ้เช่น 

ถงัคลอรนีสาํหรบัสระว่ายน้ํา 

 

 

 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการมีการทําความ

สะอาดถงัรองรบัมลูฝอยเป็นประจาํ เพื่อไม่ใหม้ี

กลิน่เหมน็ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการเลือกใช้ถัง

รองรบัมูลฝอยที่มีความแข็งแรง และมีฝาปิด

มดิชดิ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการรณรงค์ให้ผู้

อาศยัทิง้ขยะในทีท่ีจ่ดัไวใ้ห ้

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

3.6 การคมนาคม 

 

- จดัใหม้รีะบบการจราจรทีม่คีวามปลอดภยั โดย

การตดิตัง้ป้ายชื่อโครงการ ป้ายสญัญาณจราจร

ภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะบริเวณทาง

- ป ฏิ บัติต าม ม าต รการ โค รงการมี ระบ บ

การจราจรที่ มีความปลอดภัย  มี ป้ ายชื่ อ

โครงการ และมป้ีายจราจรต่างๆ 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 



บางเทา บชี การเ์ดน้ท ์เจา้ของ : บรษิทั เจแอลกะทูป้าลม์ จํากดั 

ประจําเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2568 

 

บรษิทั เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั          2-15 

 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

 แยก และจัดให้มี ป้ ายห้ามจอดรถบริเวณ

ทางเข้า -ออกโครงการ เพื่ อมิ ให้กีดขวาง

การจราจร 

 
 

- จดัระบบการจราจรภายในโครงการ โดยเฉพาะ

บรเิวณทางเขา้-ออก เพื่อมใิห้เกิดการกีดขวาง

การจราจรภายนอกโครงการ 

 
 

 

 

 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการจัดการ

ระบบการจราจรภายในโครงการ และมียาม

รกัษาการณ์คอยอํานวยความสะดวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

- ตดิป้ายบอกพื้นที่จอดรถ และตีเสน้แบ่งช่องให้

เหน็ชดัเจน 

 
 

- ดูแลสภาพพื้นถนนที่เข้าสู่พื้นที่โครงการให้มี

สภาพดอียู่เสมอ 

 

- จัดให้มีป้ายลูกศรบอกทาง และไฟส่องสว่าง

ตลอดแนวทางเดนิภายในโครงการ 

 

- ปฏิบตัติามมาตรการ โครงการมกีารตเีสน้แบ่ง

พืน้ทีจ่อดรถ 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลถนนใน

พืน้ทีโ่ครงการใหม้สีภาพดอียู่เสมอ  

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ โครงการมป้ีายสญัลกัษณ์

จราจร และไฟส่องสว่างภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

3.7 อคัคภียั 

 

 

 

 

 

- ตรวจตราดูแลความเรยีบร้อยอยู่เสมอ และทํา

ความเข้าใจถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

ดบัเพลงิและการปฏบิตัตินขณะเกดิเพลงิไหม ้

 

- จดัให้มีห้องสําหรบัเก็บวตัถุไวไฟ แยกให้อยู่

ห่างที่มีประกายไฟเกิดขึ้นเป็นประจํา และมี

- ปฏิบัติตามมาตรการ ยามรกัษาการณ์ ตรวจ

ตราดแูลความเรยีบรอ้ยอยู่เสมอ 

 

 

- ไม่ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อากาศถ่ายเทไดส้ะดวกและจดัใหเ้ป็นระเบยีบ 

 

- จัดให้มีการติดตัง้แบบแปลน แผนผังแสดง

เส้นทางการหนีไฟ  และตํ าแห น่งอุปกรณ์

ดบัเพลงิต่างๆ ตลอดจนวธิกีารใชใ้นตําแหน่งที่

เหน็ไดช้ดัเจนในแต่ละชัน้ของอาคาร 

 
 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกัน

อคัคภียัอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตัง้แบบ

แปลน แผนผังแสดงเส้นทางการหนีไฟ และ

ตําแหน่งอุปกรณ์ดบัเพลงิต่างๆ ในจุดที่เหน็ได้

ชดัเจน 

 
 

- ป ฏิ บัติ ต าม ม าต รก าร แ ผ น กวิศ วก รรม

ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกัน

อคัคภียัใหอ้ยู่ในสภาพดเีสมอ 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 
 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
 

- ตรวจสอบ ดแูลเสน้ทางของบนัไดหนีไฟไม่ใหม้ี

สิง่กดีขวางใดๆ 

 

- แนะนํ าให้ ผู้ เช่ าพักอาศัยควบ คุม การใช้

เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในโครงการอย่าง

ระมดัระวงั เพื่อป้องกนัการเกดิอคัคภียั 

 

 
 

- ปฏบิตัติามมาตรการ โครงการดแูลเสน้ทางของ

บนัไดหนีไฟไม่ใหม้สีิง่กดีขวางใดๆ 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4 .1  อ าชี ว อน ามัย แ ละความ

ปลอดภยั 

- จดัเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลและอุปกรณ์

ต่างๆ ที่จําเป็นเบื้องต้นในพื้นที่โครงการ เพื่อ

สาํรองในกรณีฉุกเฉิน 

 

- หมัน่ตรวจตราระบบสุขาภิบาลและอนามัย

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต่ า ง ๆ  ให้ ทํ า ง า น อ ย่ า ง มี

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการมีอุปกรณ์ปฐม

พยาบาลเบือ้งตน้ สาํหรบักรณีฉุกเฉิน 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 



บางเทา บชี การเ์ดน้ท ์เจา้ของ : บรษิทั เจแอลกะทูป้าลม์ จํากดั 

ประจําเดอืนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2568 

 

บรษิทั เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั          2-19 

 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

ประสิทธิภาพ เช่น ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบ

ระบายน้ํา ระบบการจัดการมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูลเป็นประจําทุกวัน และมีการตรวจสอบ

อย่างละเอยีดอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ หากพบว่า

จุดใดมคีวามบกพร่องตอ้งรบีแกไ้ขทนัท ี

 

- หมัน่ดแูลความสะอาดของบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ

อยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคหรือ

แพร่ระบาดโรคตดิต่อ 

 

- ก่ อน เปิ ดดํ า เนินการร้านอาหาร เจ้าของ

โครงการควรสมคัรเขา้ร่วมโครงการสุขาภิบาล

อ า ห า ร  (Clean Food Good Teste) โ ด ย

ดาํเนินการขอคําแนะนําและขออนุญาตกบัทาง

สาธารณสุขจังหวดัภูเก็ตและควรปฏิบัติตาม

มาตรฐานดงักล่าวอย่างเคร่งครดัต่อไป 

 

- ตอ้งจดัสถานทีร่บัประทาน สถานที ่เตรยีม-ปรุง

และประกอบอาหารที่เป็นระเบียบและจดัเป็น

สดัส่วน พื้นต้องมีลักษณะผิวเรียบ ไม่ลื่น ไม่

แตกร้าวและมีเศษขยะ ผนังและเพดาน ควร

ทาสอ่ีอนเพื่อให้มองเห็นสิง่สกปรกได้ง่าย วสัดุ 

อุปกรณ์ต่างๆ ต้องจดัให้เป็นระเบียบสามารถ

 

 

 

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

- ไม่ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

- ไม่ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ด

ดาํเนินการรา้นอาหาร 

 

 

 

 

 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ด

ดาํเนินการรา้นอาหาร 
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องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

ทาํความสะอาดไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

 

- ต้องไม่เตรียม-ปรุงอาหารบนพื้น ต้องไม่วาง

อาหาร ภาชนะใส่อาหาร รวมถึงการหัน่ ล้าง 

เก็บอาหารบนพื้นและบรเิวณหน้าห้องน้ําและ

การเตรยีมหรอืปรุงอาหารควรสูงจากพื้นอย่าง

น้ อย  60  ซม . และต้ องเป็ นวัส ดุผิว เรียบ 

สามารถทาํความสะอาดไดง้า่ย 

 

- ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัยมี

เครื่องหมายรบัรองของทางราชการ เช่น มเีลข

ทะเบียนตํารบัอาหารและเครื่องหมายรบัรอง

มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

- ต้องไม่ใช้สารปลอมปน สารที่ไม่ใช่อาหารหรอื

สารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภคมาปรุงหรือ

ประกอบอาหารปรุงสําเร็จแล้วเก็บในภาชนะที่

สะอาด มีการปกปิดวางสูงจากพื้นที่อย่างน้อย 

60 ซม. 

 

- น้ําแขง็ที่ใชบ้รโิภคต้องสะอาด เกบ็ในภาชนะที่

สะอาดมีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสําหรบัคีบ

หรอืตกัโดยเฉพาะวางสงูจากพืน้อย่างน้อย 602 

 

 

- ไม่ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

- ไม่ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

- ไม่ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

 

- ไม่ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ด

ดาํเนินการรา้นอาหาร 

 

 

 

 

 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ด

ดาํเนินการรา้นอาหาร 

 

 

 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ด

ดาํเนินการรา้นอาหาร 

 

 

 

 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ด

ดาํเนินการรา้นอาหาร 
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บรษิทั เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั          2-21 

 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

ซม. และตอ้งไม่มสีิง่ของอื่นแช่รวมไว ้

 

- ล้างภาชนะด้วยน้ํายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วย

น้ําสะอาดอีก 2 ครัง้ หรอืล้างดว้ยน้ําไหลและที่

ล้างภาชนะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 602 

ซม. 

 

- เขียงหรือมีด ต้องมีสภาพดี แยกใช้ระหว่าง

เน้ือสตัวสุ์ก เน้ือสตัวด์บิ และผกัผลไม ้

 

- ชอ้น สอ้ม ตะเกยีบ วางตัง้เอาดา้มขึน้ในภาชนะ

โปร่งใสสะอาด หรอืวางเป็นระเบยีบในภาชนะ

โปร่งใสสะอาดและมีการปกปิดเก็บสูงจากพื้น

อย่างน้อย 60ซม. 

 

- มลูฝอยและน้ําเสยีทุกชนิด ไดร้บัการกําจดัดว้ย

วธิทีีถู่กหลกัสุขาภบิาล 

 

- หอ้งสว้มสาํหรบัผูบ้รโิภคและผูส้มัผสัอาหารตอ้ง

สะอาดมีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และสบู่ ใช้

ตลอดเวลา 

 

- ผูส้มัผสัอาหาร แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมแีขน 

 

 

- ไม่ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

- ไม่ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

- ไม่ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

- ไม่ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

- ไม่ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

- ไม่ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ด

ดาํเนินการรา้นอาหาร 

 

 

 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ด

ดาํเนินการรา้นอาหาร 

 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ด

ดาํเนินการรา้นอาหาร 

 

 

 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ด

ดาํเนินการรา้นอาหาร 

 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ด

ดาํเนินการรา้นอาหาร 

 

 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ด
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บรษิทั เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั          2-22 

 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเป้ือนที่สะอาด และสวม

หมวกหรอืเน็ทคลุมผม 

 

- ผูส้มัผสัอาหารตอ้งลา้งมอืใหส้ะอาดก่อนเตรยีม-

ปรุง-ประกอบ และจําหน่ายอาหารทุกครัง้และ

ต้องใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุง

สาํเรจ็แลว้ทกุชนิด 

 

- ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถ

ตดิต่อไปยงัผูบ้รโิภคได ้โดยมน้ํีาและอาหารเป็น

สื่ อ ให้หยุ ดปฏิบัติ งานจนกว่าจะรักษาให้

หายขาด 

 

- ดแูลสระว่ายน้ําโดยการชอ้นใบไมแ้ละสิง่สกปรก

ทีล่อยอยู่ภายในสระออกอย่างสมํ่าเสมอ 

 

- ขัดกระเบื้องผนัง,พื้น  ,ทรายล้าง, เกรดดิ้ง 

โดยเฉพาะร่องยาแนวกระเบื้องจะต้องขาว

สะอาดอย่างน้อยต้องขัดสัปดาห์ละครัง้ โดย

แบ่งขดัเป็นช่วงๆในแต่ละวนั หากขดัพื้นให้ไล่

ความสกปรกลงที ่MAINDRAIN 

 

- ทําความสะอาดบนัได, สไลด์ ,กระดานกระโดด 

 

 

 

- ไม่ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

- ไม่ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

ดาํเนินการรา้นอาหาร 

 

 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ด

ดาํเนินการรา้นอาหาร 

 

 

 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ด

ดาํเนินการรา้นอาหาร 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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บรษิทั เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั          2-23 

 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

อย่างน้อยสปัดาหล์ะครัง้ 

 

- ถอดเกรดดิง้ออกมาล้างผงซกัฟอก 6 เดอืนครัง้

หรอืเวลาสกปรกมาก 

 

- ปิดวาล์ว VACUUM ในห้องเครื่องหากดูดไม่

แรงให้ ปิ ดวาล์ว  SUCTION และเปิดวาล์ว 

MAINDRAIN ประมาณครึ่งห น่ึง (ก่อนเปิด

ว า ล์ ว  VACUUM ทุ ก ค รั ้ง ต้ อ ง ปิ ด ฝ า ปิ ด 

VACUUM ภายในสระเสยีก่อน) 

 

- เอาสายดูดเสยีบกับหวัดูด และด้ามอลูมิเนียม

เสยีบหวัดดูทิง้ลงในน้ํา เอาสายดูดตะกอนกรอง

น้ํ าจ น เต็ ม ส าย  แ ล้ ว จึ ง เสี ย บ เข้ ากั บ หั ว 

VACUUM ขา้งสระ จากนัน้จงึเริม่ดดูตะกอน ใน

กรณีที่ VACUUM ไม่ดูดเพราะมีลมอยู่ในท่อ

หรอือยู่ในสายดดูตอ้งไล่ลมออกใหห้มดเสยีก่อน 

โดยการกรอกน้ําใหเ้ตม็สายอกีครัง้ 

 

- เมื่อดูดทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้

ปิดวาล์ว VACUUM ในห้องเครื่องก่อน จึงเอา

ฝาปิ ด  VACUUM ในสระและเปิ ดวาล์ว ให้

ทาํงานตามระบบปกต ิ

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

- ทําการตรวจเช็คค่า pH, คลอรีน ทุกครัง้ก่อน

การเตมิเคม ี

 

 

- การเติมเคมทีุกชนิด ให้นําน้ําใส่ถงัก่อนแล้วจงึ

นําเคมีผสมลงในน้ํากวนให้เข้ากัน เททัว่สระ 

ส่วนที่ลึกให้เทมากกว่าส่วนอื่นๆ และให้เท

ใกล้ๆ หวัจ่ายน้ําเพื่อการกระจายเคมใีหท้ัว่สระ 

 

- คลอรนีและโซดาเอชเตมิพร้อมกนัได้ ส่วนกรด

เกลอืตอ้งเตมิห่างกนัอย่างน้อย 1 ชัว่โมง 

 

- การทําความสะอาดเครื่องกรอง ใหดู้ทีม่าตรวดั

ความดนัหน้าเครื่องกรอง หากสูงกว่า 20 PSI 

แสดงว่าเครื่องกรองสกปรกต้องทําความสะอาด 

(หลงัจากล้างเครื่องกรอง มาตรวดัความดนัจะ

อยู่ที ่5-10 PSI.) 

 

- ทําความสะอาดเครื่องกรองทรายใช้วธิ ีBACK 

WASH โดยการปิด ปั้ มห มุ น  MULTIPORT 

VALVE ไปที่คํ าว่า BACKWASH เปิดวาล์ว 

SUCTION และวาล์ว  WASTE (หากมี ) ปิด

วาล์ว MAIMDRAIN และ VACUUM เปิดปั้ม 

- ปฏิบัติต าม มาตรการ เจ้าห น้ าที่ ทํ าก าร

ตรวจเช็คค่า pH, คลอรนี ทุกครัง้ก่อนการเติม

เคม ี

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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บรษิทั เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั          2-25 

 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

ถ้ า เ ป็ น ส ร ะ  SKIMMER ใ ห้ เ ปิ ด ว า ล์ ว 

MAIMDRAIN และปิดวาล์ว SKIMMER น้ําจะ

เริม่ไหลย้อนทางเพื่อไล่ความสกปรกออก โดย

สัง เก ต จ าก ห ลอด แ ก้ ว ข้ า ง  MULCIPORT 

VALVE แรกๆ น้ําที่ไหลผ่านหลอดแก้ว จะมีสี

ขุ่นขาวหรอืแดงดําและเริม่ใส เมื่อน้ําใสแล้วให้

ปิดปัม้ (ในกรณีที ่MULTIPORT VALVE ไม่มสีี

หลอดแก้วให้ดูดความสกปรกจากท่อน้ําทิ้ง 

หากไม่ เห็น  ให้ ใช้ เวลาการ BACK WASH 

ป ระม าณ  3 -5  น าที ) ห มุ น  MULTIPORT 

VALVE ไปทีค่ําว่า RINSE เปิดปั้มประมาณ 3-

5 วนิาท ีปิดปัม้หมุน MULTIPORT VALVE ไป

ที่คํ าว่ า FILTER ปรับ วาล์วต่ างๆให้อยู่ ใน

ตําแหน่งปกต ิเปิดปัม้ใชง้านตามปกต ิ

 

- ทําความสะอาดเครื่องกรอง DE ใช้วิธี BACK 

WASH และล้างแผ่นกรองโดยการ BACK 

WASH ให้ทําวิธีเดียวกันกับเครื่องกรองทราย 

เมื่อทําความสะอาดเครื่องกรองด้วยวธิ ีBACK 

WASH แล้วเมื่อเครื่องกรองสกปรกครัง้ต่อไป

จะตอ้งถอดแผ่นกรองออกมาลา้งทุกครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

- การล้างแผ่นกรองปิดปัม๊หมุน MULTIPORT 

VALVE ไปที่ คํ าว่ า  CLOSE ในกรณี ที่ ห้ อ ง

เครื่องอยู่ตํ่ากว่าสระให้ปิดวาล์ว MAINDRAIN, 

SUCTION, VACUUM, INLET  

 

- เปิดฝาเครื่องกรองออกถอดแผ่นกรองมาล้างทํา

ความสะอาดโดยใชน้ํ้าแรงๆ 

 

- ฉีดและใช้แปรงอ่อนๆ ช่วยขดัแผ่นกรองเมื่อ

ล้างทําความสะอาดแล้วให้นําแผ่นกรองใส่กลบั

เข้าไปอย่างเดิม เติมผงกรองตามอตัราส่วนที่

เครื่องกรองแต่ละรุ่นกําหนด โดยโรยใหท้ัว่แผ่น

กรอง และบางส่วนให้ลูบบนแผ่นกรองแล้วให้

ปิดฝาเครื่องกรอง 

 

- หมุน MULTIPORT VALVE ไปทีค่าํว่า RINSE 

เปิดวาล์ว SUCTION, VACUUM, INLET ปิด

ว า ล์ ว  MAINDRAIN, VACUUM เ ปิ ด ปั้ ม

ประมาณ 2-5 วนิาท ีปิดปั้มหมุน MULTIPORT 

VALVE ไปทีค่าํว่า FILTER ปรบัวาลว์ต่างๆ ให้

อยู่ในตําแหน่งปกต ิเปิดปัม้ใชง้านตามปกต ิ

 

- ก าร ใช้ ว าล์ ว  MAIMDRAIN ซึ่ ง ใช้ สํ าห รับ

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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บรษิทั เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั          2-27 

 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

หมุนเวียนน้ําภายในสระหรอืต้องการลดน้ําใน

สระ และใช้ปรบัแต่งวาล์วเวลาดูดตะกอน หรอื

กรณีที่มีคนเล่นน้ําในสระจํานวนมาก (เฉพาะ

ส ร ะ  OVERFLOW)  โ ด ย ป ก ติ ว า ล์ ว 

MAINDRAIN จะเปิดเพยีงครึง่หน่ึง (50%) 

 

- วาล์ว VACUUM ใช้สําหรบัดูดตะกอนภายใน

สระ โดยปกตจิะปิด 

 

- ว า ล์ ว  SUCTION ใช้ สํ า ห รั บ ดู ด น้ํ า จ า ก 

BALANCING TANK โดยปกติจะเปิดเต็มที ่

(100%) 

 

- วาล์ว INLET หรอื DELIVERY ใช้สําหรบัจ่าย

น้ําเขา้ในสระ 

 

- วาล์ว  SKIMMER ใช้สํ าหรับหมุน เวียน น้ํ า

ภายในสระ (ดูดน้ําจากผิวน้ําภายในสระ) โดย

ปกตจิะเปิดเตม็ที ่(100%) 

 

-  วาล์ว WASTE ใช้สําหรับระบายน้ําทิ้งเวลา 

BACK WASH หรือต้องการลดน้ําในสระและ 

BALANCING TANK โดยปกตจิะปิด 

 

 

 

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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บรษิทั เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั          2-28 

 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

- ว า ล์ ว  SUPPY ใ ช้ สํ า ห รั บ เติ ม น้ํ า เ ข้ า 

BALANCING TANK หรอืระบบท่อภายในห้อง

เค รื่ อ ง  ส ร ะ  OVERFLOW จ ะ เ ปิ ด ว า ล์ ว 

SUPPLY ตลอดเวลา สระ SMIMMER จะเปิด

วาล์ว SUPPLY ในกรณีที่ต้องการเติมน้ําเข้า

สระ 

 

- หลงัจากทําความสะอาดสระเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว 

ให้เช็คค่า PH และคลอรนีของน้ําในสระ (โดย

ปกติการเช็คค่า PH และคลอรีน จะทําทุกวัน

หลังการใช้สระหรือหลงัการทําความสะอาด) 

และควรปรบัค่า PH อยู่ที ่7.4-7.6 PPM 

 

- ทําการปรับค่าคลอรีนให้เหมาะสมในแต่ละ

ฤดกูาล 

- ฤดูร้อน สระบ้าน ให้คลอรีนอยู่ที่ 2 PPM   

ทาํเวน้เวน้วนั 

- ฤดูร้อน สระบริการ ให้คลอรีนอยู่ที่  3   

PPM  ทาํทุกวนั 

- ฤดูฝน สระบ้าน ให้คลอรนีอยู่ที่ 1.5 PPM   

ทาํวนัเวน้วนั 

- ฤดูฝน สระบ้านให้คลอรีนอยู่ที่ 2 PPM    

ทาํทุกวนั  

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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บรษิทั เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั          2-29 

 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

- ฤดูหนาว สระบ้าน ใหค้ลอรนีอยู่ที่ 1 PPM    

ทาํวนัเวน้วนั 

- ฤดูหนาว สระบริการให้คลอรีนอยู่ที่  2  

PPM ทาํทุกวนั 

- สระทีใ่ช ้OZONE ใหป้รบัค่าคลอรนีอยู่ที ่  

1 PPM 

 

- การทําซุปเปอรค์ลอรนี คอื การเตมิคลอรนี 2-3 

เท่าจากปกติ คือ ให้ค่าคลอรีนอยู่ที่ 3 PPM 

สาํหรบัสระบา้น และ 4 PPM สาํหรบัสระบรกิาร 

การซุปเปอรค์ลอรนีมกัจะทาํหลงัจาก วนัทีม่คีน

ลงเล่นน้ําจํานวนมาก หรอืมตีระไครใ้นสระหรอื

ทาํลายแอมโมเนียและสิง่เจอืปนทีไ่ดส้ะสมไวใ้น

น้ํา สระบ้านควรซุปเปอร์คลอรนี 2 สปัดาห์ต่อ

ครัง้ สระบรกิารควรซุปเปอร์คลอรนีสปัดาห์ละ 

1 ครัง้ หรือ 2 ครัง้ (ในช่วงที่เติมคลอรีนหรือ

ซุปเปอรค์ลอรนี หา้มใชส้ระเดด็ขาด)  

 

- การเติมโซดาแอสะช่วยเพิม่ความเป็นด่างของ

น้ําใชเ้ตมิในกรณีทีค่่า pH ตํ่ากว่า 7.4 PPM 

 

- การเติมกรดเกลอืจะเพิม่ความเป็นกรดของน้ํา 

ใชเ้ตมิในกรณีทีค่่า pH สงูกว่า 7.6 PPM 

 

 

 

 

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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บรษิทั เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั          2-30 

 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

- การเติมสารส้มจะใช้ในกรณีที่สระขุ่นเขียวมี

ตะกอนมาก ก่อนจะเติมสารส้มต้องเติมโซดา

แอซก่อน เพื่อใหค้่า pH อยู่ที ่8-9 PPM จากนัน้

จึงเติมสารส้มตามปริมาตรของน้ําวนจํานวน

สารส้มดูตารางอัตราการใช้สารเคมี เมื่อเติม

สารส้มแล้วให้เปิด MULTIPORT VALVE ไปที ่

RECIRCULATE (น้ําในสระหมุนเวียนโดยไม่

ผ่านการกรอง) เปิดไว้ 2 ชัว่โมงและปิดเครื่อง 

สระที่มีปริมาตรน้ํามากควรจะให้คนลงไปตี

สารส้ม เพื่อช่วยให้ตะกอนตกทัง้หมด ทิ้งไว้

ประมาณ 8-10 ชัว่โมง ตะกอนจะตกหมดทัง้

สระ เมื่อตะกอนตกหมดแล้วให้ดูดตะกอนออก 

โดย เตรียมสายดูดต่ างๆ  ให้พ ร้อม  หมุ น 

MULTIPORT VALVE ไปที่  WASTE เพื่ อให้

ตะกอนออกไปที่ท่อระบายน้ํา (น้ําจะไม่ผ่าน

ระบบการกรอง) เมื่ อดูดตะกอนเสร็จ  ให้

ซุปเปอรค์ลอรนี และปรบัค่า pH   

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ 

 
 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

4.2 สุนทรียภาพ 

 

 

 

- ดูแลบริเวณพื้นที่ที่จ ัดสวน สวนหย่อม และ

พยายามตกแต่งโดยใช้พันธุ์ ไม้ท้องถิ่นใน

บรเิวณทีจ่ดัภูมสิถาปัตยใ์หส้วยงามอยู่เสมอ 

 

- ควรออกแบบอาคารโดยประยุกตส์ถาปัตยกรรม

- ปฏิบตัิตามมาตรการ เจ้าหน้าที่โครงการดูแล

พืน้ทีส่เีขยีวใหส้วยงามอยู่เสมอ 

 

 

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการก่อสร้างอาคาร

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 
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บรษิทั เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั          2-31 

 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม / 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท้องถิ่นให้กลมกลืน โดยเลือกใช้สีของอาคาร

และหลังคา รวมทัง้ใช้วัสดุตกแต่งภายนอก

อาคารใหก้ลมกลนืกบัสภาพแวดลอ้ม 

 

- ดูแลรกัษาความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ

และบรเิวณขา้งเคยีงอยู่เสมอ 

 

- ดแูลความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของโครงการใน

ภาพรวม 

 
 

 

และเลือกใช้สีตามที่ออกแบบไว้ และมีความ

กลมกลนืกบัสภาพแวดลอ้ม 

 

 

- ปฏบิตัติามมาตรการ โครงการดแูลรกัษาความ

สะอาดบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการอยู่เสมอ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลพื้นที่

โครงการใหเ้รยีบรอ้ยอยู่เสมอ 

 
 

 

 

 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไม่มปัีญหาและอุปสรรค 

 

 
 

 



บทท่ี 3 

การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

คณุภาพส่ิงแวดล้อม 
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บทท่ี 3 

การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 

3.1 การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

ตารางที ่3.1 การปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม มาตรการติดตามตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั จดุตรวจ ระยะเวลา/ความถ่ี การปฏิบติัตามมาตรการ 

1. น้ําใช ้ ปรมิาณการใชน้ํ้า - มเิตอร ์ 1 ครัง้/เดอืน - ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการมเีจ้าหน้าที่

ตรวจสอบปริมาณการใช้น้ํา  เพื่อป้องกัน

การสญูเสยีน้ําเน่ืองจากอุปกรณ์ชาํรุด 

 

สุขภณัฑ ์และอุปกรณ์ต่างๆ - อุปกรณ์นัน้ๆ 1 ครัง้/เดอืน - ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการมเีจ้าหน้าที่

ตรวจสอบสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้

อยู่ในสภาพปกต ิไม่ชาํรุด 

 

2. ไฟฟ้า ปรมิาณการใชไ้ฟ - ค่าไฟฟ้า 1 ครัง้/เดอืน - ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการมเีจ้าหน้าที่

ตรวจสอบปรมิาณการใชฟ้้า 

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์นัน้ๆ 1 ครัง้/เดอืน - ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการมเีจ้าหน้าที่

ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพ

ปกต ิไม่ชาํรุด 

 

ปัญหาไฟตก , ไฟดบั - ความถี ่ เวลานัน้ๆ - ปฏบิตัติามมาตรการ 
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คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม มาตรการติดตามตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั จดุตรวจ ระยะเวลา/ความถ่ี การปฏิบติัตามมาตรการ 

3. น้ําเสยี คุณภาพน้ําเสยี 1) pH 

2) BOD5 

3) Suspended Solids 

4) Settle able Solids 

5) Total Dissolved Solids 

6) Sulfide 

7) TKN 

8) Fat, Oil and Grease 

 

บ่อพกัน้ํา 4 เดอืน/ครัง้ - ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการมีการตรวจ

วเิคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งผ่านการบําบดั ผล

วเิคราะหแ์สดงดงัตารางที ่3.2  

อุปกรณ์และระบบท่อ - อุปกรณ์นัน้ๆ 1 ครัง้/เดอืน - ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการมเีจ้าหน้าที่

ตรวจสอบระบบท่อ หากพบว่ามกีารชํารุด 

จะดาํเนินการแกไ้ขทนัท ี

 

4. มลูฝอย ปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง มลูฝอย ทีพ่กัมลูฝอย ทุกวนั - ปฏิบตัิตามมาตรการ โครงการมเีจ้าหน้าที่

ตรวจสอบไม่ใหม้มีลูฝอยตกคา้งในโครงการ 

 

กลิน่และเชือ้โรค กลิน่ ถงันัน้ๆ ทุกวนั - ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

ความสะอาดของถงั ความสะอาด ถงันัน้ๆ เดอืนละ 1 ครัง้ - ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

5. อคัคภียั สาเหตุการเกดิอคัคภียั วสัดุไวไฟหรอืเชือ้เพลงิ จุดใดๆ ทุกวนั - ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

ความรูใ้นการป้องกนัอคัคภียั - พนักงาน ปีละ 1 ครัง้ - ปฏบิตัติามมาตรการ 
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คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม มาตรการติดตามตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั จดุตรวจ ระยะเวลา/ความถ่ี การปฏิบติัตามมาตรการ 

ประสทิธภิาพของระบบป้องกนั

อคัคภียั 

 

- อุปกรณ์นัน้ๆ เดอืนละ 1 ครัง้ - ปฏบิตัติามมาตรการ 

 

3.2 คณุภาพน้ําท้ิง 

 หอ้งปฏบิตักิารดําเนินการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งผ่านการบําบดัเป็นประจาํทุกเดอืน ความถี่ 3 เดอืน/ครัง้ จํานวน 1 สถานี บรเิวณจุดปล่อยน้ําทิ้งบ่อ

สุดท้ายก่อนปล่อยสู่สาธารณะ มดีชันีตรวจวดั ดงัน้ี ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids), ค่าซลัไฟด์ (Sulfide), ค่าทีเคเอ็น-

ไนโตรเจน (Nitrogen, TKN), ค่าไขมนัและน้ํามนั (Grease & Oil), ค่าความสกปรกในรูปสารอนิทรยี์ (BOD), ค่าของแขง็ละลายน้ํา (Total Dissolved Solids), ค่า

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง วธิกีารวเิคราะหแ์ละมาตรฐานวธิกีารวเิคราะห ์ดงัน้ี 

ตารางที ่3.2 วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง วธิกีารวเิคราะห ์และมาตรฐานวธิกีารวเิคราะหค์ุณภาพน้ําทิง้ผ่านการบําบดั 

รายการตรวจวดั วิธีเกบ็ตวัอย่าง วิธีวิเคราะห์ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) Grab Sampling 4500-H+ B. Electrometric Method 

ค่าของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids)  Grab Sampling 2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C 

ค่าซลัไฟด ์(Sulfide) Grab Sampling 4500-S2- F. Iodometric Method 

ค่าทเีคเอน็-ไนโตรเจน (Nitrogen, TKN) Grab Sampling 4500-Norg B. Macro-Kjeldahl Method 

ค่าไขมนัและน้ํามนั (Grease & Oil) Grab Sampling 5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method 

ค่าความสกปรกในรปูสารอนิทรยี ์(BOD) Grab Sampling 5210 B. 5-Day BOD Test 

ค่าของแขง็ละลาย (Total Dissolved Solids) Grab Sampling Electrometric Method 

ค่าตะกอนหนกั (Settleable Solids) Grab Sampling 2540 F. Settleable Solids 
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รปูที ่3.1 แผนทีแ่สดงจุดเกบ็ตวัอย่างน้ําทิง้ผ่านการบําบดั 
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รปูที ่3.2 การเกบ็ตวัอย่างน้ําทิง้ผ่านการบําบดั 
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3.2.1  ผลวิเคราะห์คณุภาพน้ําท้ิง 

 ผลวเิคราะหค์ุณภาพน้ําทิง้ เดอืนมกราคม - เดอืนมถิุนายน พ.ศ.2568 พบว่า เดอืนกุมภาพนัธ ์ผลวเิคราะหน้ํ์ามคี่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ยกเวน้ค่าบี

โอด ีและเดอืนเดอืนพฤษภาคม ผลวเิคราะหน้ํ์ามคี่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ยกเวน้ค่าทเีคเอน็-ไนโตรเจน ผลวเิคราะหแ์สดงในตารางที ่3.3 

ตารางที ่3.3 ผลวเิคราะหค์ุณภาพน้ําทิง้ผ่านการบําบดั  

วนั / เดือน / ปี 

ท่ีตรวจวดั 

ดชันีตรวจวดั 

ลกัษณะทางกายภาพ 
ความเป็น 

กรด – ด่าง 
ของแขง็

แขวนลอย 

mg/l 

ซลัไฟด ์

 

mg/l 

ทีเคเอน็ – 

ไนโตรเจน 

ml/l 

ไขมนัและ

น้ํามนั 

mg/l 

บีโอดี 

 

mg/l 

ของแขง็ละลาย 

 

mg/l 

ตะกอนหนัก 

 

ml/l 

20/02/2568 7.43 15 0.60 30.9 0.4 44.1 792 < 0.1 ขุน่ มตีะกอน 

22/05/2568 7.50 10 0.60 42.0 < 0.2 15.5 708 < 0.1 ขุน่ มตีะกอน 

**ค่าตํา่สุด 7.43 10 0.60 30.9 < 0.2 15.5 708 < 0.1  

**ค่าสูงสุด 7.50 15 0.60 42.0 0.4 44.1 792 < 0.1  

ค่ามาตรฐาน 5.5 - 9.0 < 50 < 1.0 < 40 < 20 < 40 < 1,300 - - 

ค่ามาตรฐาน  :  เกณฑม์าตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ค : อาคารชุดทีม่จีํานวนหอ้งสําหรบัใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัรวมกนัทุก

ชัน้ของอาคาร หรอืกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 100 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ

ระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2567 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพเิศษ 233ง ลงวนัที่ 27 

สงิหาคม 2567 

ชื่อผูเ้กบ็ตวัอย่าง นายกติตชิยั แกว้ละเอยีด  เลขทะเบยีน ว-192-จ-0005 

ชื่อผูค้วบคุม  นางกฤตกิา ปัจฉิม  เลขทะเบยีน ว-192-ค-0001 

ชื่อผูว้เิคราะห ์  นายอํานาจ จารณะ เลขทะเบยีน ว-192-ค-0002 

ชื่อบรษิทัผูต้รวจวดัและวเิคราะหต์วัอย่าง บรษิทั เซาธเทริน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จเินียริง่ จาํกดั เลขทะเบยีน ว-192   
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รปูที ่3.3 ค่าบโีอดน้ํีาทิง้ผ่านการบําบดั 
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ตารางที ่3.4 ผลวเิคราะหค์ุณภาพน้ําทิง้ผ่านการบําบดั ยอ้นหลงั 3 ปี 

วนั / เดือน / ปี 

ท่ีตรวจวดั 

ดชันีตรวจวดั 

ลกัษณะทาง

กายภาพ 
ความเป็น 

กรด – ด่าง 
ปริมาณของแขง็ละลาย ของแขง็

แขวนลอย 
ค่าตะกอนหนัก ซลัไฟด ์

ทีเคเอน็ – 

ไนโตรเจน 

ไขมนัและ

น้ํามนั 
บีโอดี 

น้ําท้ิง น้ําใช้ 

 mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

ปี 2564 

มกราคม 64 - - - - - - - - - - 

กุมภาพนัธ ์64 - - - - - - - - - - 

มนีาคม 64 - - - - - - - - - - 

เมษายน 64 - - - - - - - - - - 

พฤษภาคม 64 7.13 861 467 < 10 < 0.1 0.35 14.56 0.80 28.15 ขุน่ มตีะกอน 

มถิุนายน 64 - - - - - - - - - - 

กรกฎาคม 64 - - - - - - - - - - 

สงิหาคม 64 - - - - - - - - - - 

กนัยายน 64 6.38 983 725 < 10 < 0.1 0.58 10.08 1.00 10.20 ขุน่ มตีะกอน 

ตุลาคม 64 - - - - - - - - - - 

พฤศจกิายน 64 6.10 573 291 < 10 < 0.1 0.13 6.16 0.80 6.45 ขุน่ มตีะกอน 

ธนัวาคม 64 - - - - - - - - - - 

ปี 2565 

มกราคม 65 - - - - - - - - - - 

กุมภาพนัธ ์65 7.26 772 458 28 0.2 < 0.1 28.56 1.40 14.05 ขุน่ มตีะกอน 
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วนั / เดือน / ปี 

ท่ีตรวจวดั 

ดชันีตรวจวดั 

ลกัษณะทาง

กายภาพ 
ความเป็น 

กรด – ด่าง 
ปริมาณของแขง็ละลาย ของแขง็

แขวนลอย 
ค่าตะกอนหนัก ซลัไฟด ์

ทีเคเอน็ – 

ไนโตรเจน 

ไขมนัและ

น้ํามนั 
บีโอดี 

น้ําท้ิง น้ําใช้ 

 mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

มนีาคม 65 - - - - - - - - - - 

เมษายน 65 - - - - - - - - - - 

พฤษภาคม 65 6.91 927 460 11 < 0.1 0.27 4.48 0.60 6.85 ขุน่ มตีะกอน 

มถิุนายน 65 - - - - - - - - - - 

กรกฎาคม 65 - - - - - - - - - - 

สงิหาคม 65 6.92 579 480 <10 < 0.1 0.21 8.40 0.60 6.00 ขุน่ มตีะกอน 

กนัยายน 65 - - - - - - - - - - 

ตุลาคม 65 - - - - - - - - - - 

พฤศจกิายน 65 6.53 685 443 20 0.1 0.66 24.08 1.40 15.10 ขุน่ มตีะกอน 

ธนัวาคม 65 - - - - - - - - - - 

ปี 2566 

มกราคม 66 - - - - - - - - - - 

กุมภาพนัธ ์66 7.19 855 533 21 0.1 1.47 39.76 1.00 29.20 ขุน่ มตีะกอน 

มนีาคม 66 - - - - - - - - - - 

เมษายน 66 - - - - - - - - - - 

พฤษภาคม 66 7.21 1173 1050 < 10 < 0.1 < 0.1 19.04 0.80 12.15 ขุน่ มตีะกอน 

มถิุนายน 66 - - - - - - - - - - 
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วนั / เดือน / ปี 

ท่ีตรวจวดั 

ดชันีตรวจวดั 

ลกัษณะทาง

กายภาพ 
ความเป็น 

กรด – ด่าง 
ปริมาณของแขง็ละลาย ของแขง็

แขวนลอย 
ค่าตะกอนหนัก ซลัไฟด ์

ทีเคเอน็ – 

ไนโตรเจน 

ไขมนัและ

น้ํามนั 
บีโอดี 

น้ําท้ิง น้ําใช้ 

 mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

กรกฎาคม 66 - - - - - - - - - - 

สงิหาคม 66 6.93 900 638 10 < 0.1 0.53 21.81 1.00 8.74 ขุน่ มตีะกอน 

กนัยายน 66 - - - - - - - - - - 

ตุลาคม 66 - - - - - - - - - - 

พฤศจกิายน 66 7.26 924 580 21 0.1 0.67 53.85 0.80 20.00 ขุน่ มตีะกอน 

ธนัวาคม 66 - - - - - - - - - - 

ปี 2567 

มกราคม 67 7.30 1,037 710 22 0.1 1.48 56.54 0.6 20.75 ขุน่ มตีะกอน 

กุมภาพนัธ ์67 - - - - - - - - - - 

มนีาคม 67 - - - - - - - - - - 

เมษายน 67 - - - - - - - - - - 

พฤษภาคม 67 6.98 688  - <10 <0.1 0.27 7.18 2.4 18.25 ขุน่ มตีะกอน 

มถิุนายน 67 - - - - - - - - - - 

กรกฎาคม 67 - - - - - - - - - - 

สงิหาคม 67 7.26 957 673 17 < 0.1 0.40 29.0 0.4 12.2 ขุน่ มตีะกอน 

กนัยายน 67 - - - - - - - - - - 

ตุลาคม 67 - - - - - - - - - - 
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วนั / เดือน / ปี 

ท่ีตรวจวดั 

ดชันีตรวจวดั 

ลกัษณะทาง

กายภาพ 
ความเป็น 

กรด – ด่าง 
ปริมาณของแขง็ละลาย ของแขง็

แขวนลอย 
ค่าตะกอนหนัก ซลัไฟด ์

ทีเคเอน็ – 

ไนโตรเจน 

ไขมนัและ

น้ํามนั 
บีโอดี 

น้ําท้ิง น้ําใช้ 

 mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

พฤศจกิายน 67 7.49 709 - < 10 < 0.1 0.40 18.0 < 0.2 11.6 ขุน่ มตีะกอน 

ธนัวาคม 67 - - - - - - - - - - 

ปี 2568 

มกราคม 68 - - - - - - - - - - 

กุมภาพนัธ ์68 7.43 792 - 15 < 0.1 0.60 30.9 0.4 44.1 ขุน่ มตีะกอน 

มนีาคม 68 - - - - - - - - - - 

เมษายน 68 - - - - - - - - - - 

พฤษภาคม 68 7.59 708 - 10 < 0.1 0.60 42.0 < 0.2 15.5 ขุน่ มตีะกอน 

มถิุนายน 68 - - - - - - - - - - 

ค่ามาตรฐาน 5.5 - 9.0 < 1,300 - < 50  - < 1.0 < 40 < 20 < 40 - 

ค่ามาตรฐาน  :  เกณฑม์าตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ค : อาคารชุดทีม่จีํานวนหอ้งสําหรบัใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัรวมกนัทุก

ชัน้ของอาคาร หรอืกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 100 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ

ระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วนัที่ 29 

ธนัวาคม 2548 
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รปูที ่3.4 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ยอ้นหลงั 3 ปี 

 

 
รปูที ่3.5 แนวโน้มค่าของแขง็แขวนลอย ยอ้นหลงั 3 ปี 
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รปูที ่3.6 แนวโน้มค่าซลัไฟด ์ยอ้นหลงั 3 ปี 

 

 
รปูที ่3.7 แนวโน้มค่าทเีคเอน็ ยอ้นหลงั 3 ปี 
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รปูที ่3.8 แนวโน้มค่าไขมนัและน้ํามนั ยอ้นหลงั 3 ปี 

 

 
รปูที ่3.9 แนวโน้มค่าบโีอด ียอ้นหลงั 3 ปี 
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รปูที ่3.10 แนวโน้มค่าของแขง็ละลาย ยอ้นหลงั 3 ปี 

 

 
รปูที ่3.11 แนวโน้มค่าตะกอนหนกั ยอ้นหลงั 3 ปี 
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บทท่ี 4 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

และข้อเสนอแนะ 
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บทท่ี 4 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

 

โครงการบางเทา บีช การ์เด้นท์ ของบริษัท เจแอลกะทู้ปาล์ม จํากัด ปฏิบัติตามและให้

ความสําคญัในส่วนของมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพสิง่แวดลอ้ม การปฏบิตัติามมาตรการ มทีัง้ส่วนที่ปฏบิตัคิรบถ้วนตามทีร่ะบุในมาตรการ แต่ยงัมี

มาตรการบางสว่นทีต่อ้งปรบัปรุง ดงัน้ี 
 

4.1  มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

4.1.1  ทรพัยากรกายภาพ 

 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ด้านทรพัยากรกายภาพ ซึ่ง

ครอบคลุมในส่วนของสภาพภูมปิระเทศ คุณภาพอากาศ คุณภาพเสยีงและความสัน่สะเทอืน มกีารปฏบิตัิ

ตามมาตรการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สําหรบัมาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ได้แก่ การติดป้าย

จาํกดัความเรว็รถภายในโครงการไม่ใหเ้กนิ 30 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

4.1.2 ทรพัยากรชีวภาพ 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรพัยากรชีวภาพ ซึ่ง

ครอบคลุมในส่วนของทรพัยากรชีวภาพบนบก และทรพัยากรชวีภาพในน้ํา มกีารปฏิบตัติามมาตรการ

อย่างครบถว้นสมบูรณ์ 

4.1.3  คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของ

มนุษย ์ ครอบคลุมในสว่นของการใชน้ํ้า  ไฟฟ้าและพลงังาน  การบําบดัน้ําเสยี การระบายน้ํา  การจดัการ

มลูฝอยและสิง่ปฏกิูล การคมนาคม อคัคภียั มกีารปฏบิตัติามมาตรการอย่างครบถว้นสมบูรณ์ 

การใช้น้ํา ทางโครงการปฏบิตัติามมาตรการครบถ้วนตามทีร่ะบุในรายงาน ซึ่งมเีจา้หน้าที่แผนก

วศิวกรรมเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ 

ไฟฟ้าและพลังงาน ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมี

เจา้หน้าทีแ่ผนกวศิวกรรมเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ 

การบําบดัน้ําเสยี ทางโครงการปฏบิตัติามมาตรการครบถ้วนตามทีร่ะบุในรายงาน  ซึง่มเีจา้หน้าที่

แผนกวศิวกรรมเป็นผูดู้แลรบัผดิชอบ และมกีารตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน้ําตามทีร่ะบุในมาตรการ จากการ

ตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน้ําทิง้ของทางโครงการ มคี่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานกําหนด โครงการดแูลและ

มกีารตรวจสอบการทํางานของระบบบําบดัน้ําเสยีเพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพดอียู่สมํ่าเสมอและสามารถบําบดั

น้ําเสยีได ้ดงัน้ี 

- มีการตรวจเช็คการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย เช่น การทํางานของเครื่องเติมอากาศและ

อุปกรณ์ต่างๆ ใหท้าํงานเป็นปกต ิเพือ่ประสทิธภิาพทีด่ขีองระบบบําบดัน้ําเสยี 
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- มกีารตรวจเช็คพารามเิตอร์ต่างๆในบ่อเติมอากาศ เช่น ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) ปรมิาณ

ออกซเิจนละลาย (DO) ปรมิาณจุลนิทรยีใ์นระบบบําบดัน้ําเสยี 

- มกีารตรวจสอบและทาํความสะอาดระบบบําบดัน้ําเสยี  

- มกีารตรวจสอบปรมิาณตะกอนส่วนเกนิ  ควรมกีารสบูตะกอนสว่นเกนิทิ้งเมื่อมปีรมิาณทีม่ากเกนิ

ความจาํเป็น 

- มกีารตรวจสอบลกัษณะของตะกอนจุลนิทรยีใ์นระบบ 

- ตรวจสอบปรมิาณคลอรนีก่อนปล่อยออกสูส่ ิง่แวดลอ้ม 

การจดัการมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล ทางโครงการปฏบิตัติามมาตรการครบถ้วนตามทีร่ะบุในรายงาน  

ซึง่มเีจา้หน้าทีแ่ผนกแม่บา้นเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ 

การระบายน้ําเสยี ทางโครงการปฏบิตัติามมาตรการครบถว้นตามทีร่ะบุในรายงาน ซึ่งมเีจา้หน้าที่

แผนกวศิวกรรมเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ 

การคมนาคม ทางโครงการปฏบิตัติามมาตรการครบถว้นตามทีร่ะบุในรายงาน   
 

4.1.4 คณุค่าคณุภาพชีวิต 

 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ด้านคุณค่าคุณภาพชีวติ ซึ่ง

ครอบคลุม ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย และสุนทรียภาพ มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่าง

ครบถว้นสมบูรณ์ ยกเวน้การปฏบิตัเิกีย่วกบัรา้นอาหาร เน่ืองดว้ยโครงการไม่ไดด้าํเนินการเปิดรา้นอาหาร 
 

4.2  มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการมีการปฏิบัติตาม

มาตรการอย่างครบถว้น 

 



ภาคผนวก  ก 

ผลพิจารณารายงานวิเคราะห ์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น  
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Analysis Report

CUSTOMER Bangtao Beach Gardens REPORT  NO. 680228-346
PROJECT Bangtao Beach Gardens SAMPLE NO. 68020601
LOCATION Bandon-Cherngtalay, Thalang, Phuket SAMPLING DATE 20/2/2025
SAMPLING  SOURCE Effluent  RECEIVED DATE 20/2/2025

SAMPLING BY Kittichai ว-192-จ-0005 REPORTED DATE 28/2/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER UNIT METHOD RESULT STANDARD

pH at 25.0 OC /1,2 - 4500-H+ B. Electrometric Method 7.43 5.5 - 9.0

Total Suspended Solids /1 mg/l 2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C 15 < 50

Sulfide /1,2 mg/l 4500-S2- F. Iodometric Method 0.60 < 1.0

TKN-Nitrogen /1,2 mg/l 4500-Norg B. Macro-Kjeldahl Method 30.9 < 40

Fat, Greases & Oil /1,2 mg/l 0.4 < 20

BOD /1,2 mg/l 5210 B. 5-Day BOD Test 44.1 < 40
Physical Appearance

Remark
Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type C, Condomonium less 100 units 
* Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards 

published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024
/1 : Registered by DIW ว-192
/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

/A : Out of accredited scope

Analyzed & Reviewed by Approved by
(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0002 ว - 192 - ค - 0001
Laboratory Supervisor General Manager

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

บริษทั เซาธเทิรน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเขม็ ถนนศกัดเิดช ต.วชิติ อ.เมอืง จ.ภเูกต็ 83000 โทรศพัท ์076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000   Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

(Mr.Amnad Jarana)

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

Turbid, Sediment

5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method

page 1/2 F-7.8-01-04/16-09-67



Analysis Report

CUSTOMER Bangtao Beach Gardens REPORT  NO. 680228-346
PROJECT Bangtao Beach Gardens SAMPLE NO. 68020601
LOCATION Bandon-Cherngtalay, Thalang, Phuket SAMPLING DATE 20/2/2025
SAMPLING  SOURCE Effluent  RECEIVED DATE 20/2/2025

SAMPLING BY Kittichai ว-192-จ-0005 REPORTED DATE 28/2/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

บริษทั เซาธเทิรน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเขม็ ถนนศกัดเิดช ต.วชิติ อ.เมอืง จ.ภเูกต็ 83000 โทรศพัท ์076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000   Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

PARAMETER UNIT METHOD RESULT STANDARD

Total Dissolved Solids /2 mg/l 792 < 1,300

Settleable Solids /2 ml/l 2540 F. Settleable Solids < 0.1 -
Physical Appearance

Remark
Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type C, Condomonium less 100 units 
* Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards 

published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024
/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

: TDS of water used is 458 mg/l

/A : Out of accredited scope

Analyzed & Reviewed by Approved by
(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0002 ว - 192 - ค - 0001
Laboratory Supervisor General Manager

--END OF REPORT--

Turbid, Sediment

Electrometric Method

(Mr.Amnad Jarana)

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

page 2/2 F-7.8-01-04/16-09-67



Analysis Report

CUSTOMER Bangtao Beach Gardens REPORT  NO. 680529-303
PROJECT Bangtao Beach Gardens SAMPLE NO. 68051755
LOCATION Bandon-Cherngtalay, Thalang, Phuket SAMPLING DATE 22/5/2025
SAMPLING  SOURCE Effluent  RECEIVED DATE 22/5/2025

SAMPLING BY Kittichai ว-192-จ-0005 REPORTED DATE 29/5/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER UNIT METHOD RESULT STANDARD

pH at 25.0 OC /1,2 - 4500-H+ B. Electrometric Method 7.59 5.5 - 9.0

Total Suspended Solids /1 mg/l 2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C 10 < 50

Sulfide /1,2 mg/l 4500-S2- F. Iodometric Method 0.60 < 1.0

TKN-Nitrogen /1,2 mg/l 4500-Norg B. Macro-Kjeldahl Method 42.0 < 40

Fat, Greases & Oil /1,2 mg/l < 0.2 < 20

BOD /1,2 mg/l 5210 B. 5-Day BOD Test 15.5 < 40
Physical Appearance

Remark
Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type C, Condomonium less 100 units 
* Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards 

published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024
/1 : Registered by DIW ว-192
/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

/A : Out of accredited scope

Analyzed & Reviewed by Approved by
(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0002 ว - 192 - ค - 0001
Laboratory Supervisor General Manager

บริษทั เซาธเทิรน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเขม็ ถนนศกัดเิดช ต.วชิติ อ.เมอืง จ.ภเูกต็ 83000 โทรศพัท ์076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000   Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

(Mr.Amnad Jarana)

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

Lightly Turbid, Sediment

5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

page 1/2 F-7.8-01-04/16-09-67



Analysis Report

CUSTOMER Bangtao Beach Gardens REPORT  NO. 680529-303
PROJECT Bangtao Beach Gardens SAMPLE NO. 68051755
LOCATION Bandon-Cherngtalay, Thalang, Phuket SAMPLING DATE 22/5/2025
SAMPLING  SOURCE Effluent  RECEIVED DATE 22/5/2025

SAMPLING BY Kittichai ว-192-จ-0005 REPORTED DATE 29/5/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

บริษทั เซาธเทิรน์ แลบ็ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเขม็ ถนนศกัดเิดช ต.วชิติ อ.เมอืง จ.ภเูกต็ 83000 โทรศพัท ์076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000   Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

PARAMETER UNIT METHOD RESULT STANDARD

Total Dissolved Solids /2 mg/l 708 < 1,300

Settleable Solids /2 ml/l 2540 F. Settleable Solids < 0.1 -
Physical Appearance

Remark
Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type C, Condomonium less 100 units 
* Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards 

published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024
/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

: TDS of water used is 212 mg/l

/A : Out of accredited scope

Analyzed & Reviewed by Approved by
(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0002 ว - 192 - ค - 0001
Laboratory Supervisor General Manager

Electrometric Method

(Mr.Amnad Jarana)

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

Lightly Turbid, Sediment

page 2/2 F-7.8-01-04/16-09-67



ภาคผนวก  ค 

หนังสือขึน้ทะเบียนห้องปฏิบติัการวิเคราะห ์

 

 

 

 

 

 

 

 











รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ 
(Scope of Accreditation for Testing) 
ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238 

(Certification No. 22-LB0238 ) 
ชื่อห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory Name) 

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
(Southern Lab & Engineering Company Limited) 

หมายเลขการรับรองที่ 
(Accreditation No.) 

ทดสอบ 1661 
(Testing 1661) 

ฉบับที่     01 
(Issue No.) 

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

(Valid from)             (15 August B.E.2565 (2022)) 
ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2570 

(Until)    (14 August B.E.2570 (2027)) 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory status) 

 ถาวร 
(Permanent) 

 นอกสถานที่ 
 (Site) 

 ชั่วคราว 
  (Temporary) 

 เคลื่อนที่ 
  (Mobile) 

 หลายสถานที ่
  (Multisite) 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

  (Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)       

หน้าที่ 1/1 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(environmental field) 

1. น้ำ 
     (water) 

 

 

 
2. น้ำเสีย 
    (wastewater) 

 
 
- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็น 

แคลเซียมคาร์บอเนต 
   (total hardness as CaCO3) 

  10 mg/L to 300 mg/L 
 
 
- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
   (total suspended solids, TSS) 

   10 mg/L to 500 mg/L 
 
 
 

 
 
-  Standard Methods for the 

Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  

   part 2340 C  

-  Standard Methods for the   
   Examination of Water and   
   Wastewater, APHA, AWWA,  
   WEF, 23rd edition, 2017,  
   part 2540 D 

 



ภาคผนวก  ง 

ใบเสรจ็รบัเงินค่าเกบ็ขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

















ภาคผนวก  จ 

ใบเสรจ็รบัเงินค่าสบูส่ิงปฏิกลู 

 

 

 

 

 

 

 





ภาคผนวก  ฉ 

รายงานสรปุการทาํงานของ 

ระบบบาํบดัน้ําเสีย 
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