
เอกสารแนบ 6
ระเบยีบการพกัอาศัย
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เอกสารแนบ 7
สาํเนาเอกสารประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม
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เอกสารแนบ 8
เอกสารประชาสัมพนัธ์ข้อปฏิบติัขณะเกิดแผน่ดินไหว
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เอกสารแนบ 9
รปูภาพสบูกากตะกอน



รูปภาพสูบกากตะกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MR-14 น.9/1

PS
Rectangle

PS
Rectangle

PS
Rectangle



เอกสารแนบ 10
แบบฟอร์มบนัทึกการตรวจสอบระบบบาํบดันํ้าเสีย



COLD WATER PUMP (ป๊ัมนํา้ด)ี
ผู้จดบันทกึ (ช่าง):             

ดี แกไ้ข อาการเสีย
MOTOR & PUMP

1 ตรวจเชค็การติดขดัภายในใบพดั PUMP 
2 ตรวจเชค็ลูกยางลอ็คจุดต่อเพลา
3 ตรวจเชค็ตวัโครง MOTOR
4 ตรวจเชค็ตวัเรือน PUMP
5 ตรวจเชค็หวัหลกั MOTOR
6 ตรวจเชค็แท่นเคร่ืองและอุปกรณ์กนัสะเทือน
7 ตรวจเชค็การทาํงานของ MOTOR และ PUMP
8 ตรวจเชค็แรงดนันํ้าเขา้……………..PSI
9 ตรวจเชค็แรงดนันํ้าออก……………….PSI
10 ตรวจเชค็การทาํงาน CHECK VALVE

CONTROL
1 ตรวจเชค็จุดต่อภายในตู ้CONTROL
2 ตรวจเชค็สภาพ BREAKER
3 ตรวจเชค็สภาพ MAGNETIC
4 ตรวจเชค็สภาพ RELAY
5 ตรวจเชค็สภาพ FUSE CONTROL
6 ตรวจเชค็ OVER LOAD ค่าท่ี SET ค่า...........AMP
7 ตรวจเชค็ไฟ SHOW
8 แรงดนั R-S………..S-T…………..T-R…………VOLT
9 ตรวจสอบการทาํงานของ CONTROL
10 กระแส R………….S…………..T……………AMP
11 ตรวจเชค็สภาพตู ้CONTROL
หมายเหตุ

รหัสเคร่ืองจักร:             อาคาร _____ 
อาคารคอนโดกรีเน่  ดอนเมือง-สรงประภา เฟส1

ประจําเดือน:      ________________ประจําปี_______

                               บริษัท พรีเมยีม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด
                                 ตารางตรวจเช็คระบบนํา้ด ี (COLD  WATER SYSTEM) 

ลาํดบั รายการ
ผลการตรวจเชค็

หมายเหตุ
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DRAIN PUMP (ป๊ัมสูบนํา้ทิง้ ออกจากโครงการ ) DP/6
รหัสเคร่ืองจักร: .........ผู้จดบันทกึ (ช่าง): .................................................................................................
อาคารคอนโดกรีเน่  ดอนเมือง-สรงประภา เฟส1 ประจําเดือน: .............................................................................

ดี แกไ้ข อาการเสีย
CONTROL

1 ค่าความตา้นทาน COIL MAGNETIC
K1………………………………………….ohm
K2………………………………………….ohm
K3………………………………………….ohm

2 ค่าความตา้นทาน TRANFORMER
PRIMARY……………………..…………ohm
SECONDARY………………..………….ohm

3 ค่าความตา้นทาน COIL RELAY
R1…………………………………………..ohm
R2…………………………………………..ohm
R3…………………………………………..ohm
R4…………………………………………..ohm
R5…………………………………………..ohm
R6…………………………………………..ohm
R7…………………………………………..ohm
RR…………………………………………..ohm

4 ตรวจเชค็สภาพท่อส่งนํ้า
5 ตรวจเชค็การติดขดัของใบพดั
6 ตรวจเชค็การทาํงานของ CHECH VALAE

MOTOR
7 ค่าความตา้นทานขดลวด MOTOR

ชุดท่ี 1-2 (U-V)...............................................ohm
ชุดท่ี 2-3 (V-W)...............................................ohm
ชุดท่ี 3-1 (U-W)...............................................ohm

8 ค่าความตา้นทานระหวา่งขดลวด MOTOR กบั GROUND
ชุดท่ี 1-G (U-G)....................................................M.ohm
ชุดท่ี 2-G (V-G)....................................................M.ohm
ชุดท่ี 3-G (W-G)...................................................M.ohm

ตารางตรวจเช็คระบบบําบัดนํา้เสีย (WASTE WATER TREATMENT SYSTEM)

ลาํดบั รายการ
ผลการตรวจเชค็

หมายเหตุ
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 SUMP PUMP  ( ป๊ัมสูบตะกอน )
ผู้จดบันทกึ (ช่าง):           

ดี แกไ้ข อาการเสีย
CONTROL

1 ตรวจเชค็จุดต่อภายในตู ้CONTROL
2 ตรวจเชค็สภาพ BREAKER
3 ตรวจเชค็สภาพ MAGNETIC
4 ตรวจเชค็สภาพ RELAY
5 ตรวจเชค็สภาพ FUSE CONTROL
6 ตรวจเชค็ TRANSFORMER
7 ตรวจเชค็ OVER LOAD ค่าท่ี SET ค่า...........AMP
8 ตรวจเชค็ไฟ SHOW
9 แรงดนั R-S………..S-T…………..T-R…………VOLT
10 ตรวจสอบการทาํงานของ CONTROL
11 กระแส R………….S…………..T……………AMP
12 ตรวจเชค็สภาพตู ้CONTROL
13 ตรวจเชค็ TIMER SWITCH

ผู้ตรวจสอบ :   ............................................................................ ทบทวนโดย : ..................................................................................
ช่างอาคาร (Supperviser )

วนัท่ี : ..................................................................... วนัท่ี : .........................................................................

บริษัท พรีเมยีม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด
ตารางตรวจเช็คระบบบําบัดนํา้เสีย (WASTE WATER TREATMENT SYSTEM)

ประจําเดือน:      _____________ประจําปี________
รหัสเคร่ืองจักร:             อาคาร _____

อาคารคอนโดกรีเน่  ดอนเมือง-สรงประภา เฟส1

ลาํดบั รายการ
ผลการตรวจเชค็

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ผู้จัดการอาคาร (Building Manager)
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 SUMP PUMP  ( ป๊ัมสูบตะกอน )
ผู้จดบันทกึ (ช่าง):             

ดี แกไ้ข อาการเสีย
CONTROL

1 ตรวจเชค็จุดต่อภายในตู ้CONTROL
2 ตรวจเชค็สภาพ BREAKER
3 ตรวจเชค็สภาพ MAGNETIC
4 ตรวจเชค็สภาพ RELAY
5 ตรวจเชค็สภาพ FUSE CONTROL
6 ตรวจเชค็ TRANSFORMER
7 ตรวจเชค็ OVER LOAD ค่าท่ี SET ค่า...........AMP
8 ตรวจเชค็ไฟ SHOW
9 แรงดนั R-S………..S-T…………..T-R…………VOLT
10 ตรวจสอบการทาํงานของ CONTROL
11 กระแส R………….S…………..T……………AMP
12 ตรวจเชค็สภาพตู ้CONTROL
13 ตรวจเชค็ TIMER SWITCH

ผู้ตรวจสอบ :   ............................................................................ ทบทวนโดย : ..................................................................................
หัวหน้าช่าง (Supperviser )

วนัท่ี : ..................................................................... วนัท่ี : .........................................................................

ตารางตรวจเช็คระบบบําบัดนํา้เสีย (WASTE WATER TREATMENT SYSTEM)
บริษัท พรีเมยีม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด

หมายเหตุ

ผู้จัดการอาคาร (Building Manager)

ประจําเดือน:      _____________ประจําปี________
รหัสเคร่ืองจักร:             อาคาร 1A 

อาคารคอนโดกรีเน่  ดอนเมือง-สรงประภา เฟส1

ลาํดบั รายการ
ผลการตรวจเชค็

หมายเหตุ
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เอกสารแนบ 11
สาํเนาเอกสารฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

และรปูภาพการฝึกซ้อมดับเพลิง



MR-14 น.11/1

PS
Rectangle



รูปภาพอบรมหนีไฟเบื้องต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ 
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เอกสารแนบ 12
เอกสารบนัทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
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เอกสารแนบ 13
แบบบนัทึกรายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํ้าเสีย (ทส.2)



                                                                                           แบบ ทส. 2 

 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
                    ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดกรีเน่ ดอนเมือง-สรงประภา เฟส1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 415                           หมู่ที่ :                                          ซอย :                                         

ถนน : สรงประภา                                แขวง/ตำบล : ดอนเมือง                                เขต/ตำบล : เขตดอนเมือง                             

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร                           โทรศัพท์ : 0986514409                     โทรสาร :                               

มี :       เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ 

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด  

              ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป          จำนวนห้อง       : 568

                       สังกัด : เอกชน                                             

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2562                         ออกให้โดย : สำนักงานกรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเม หมดอายุ : ตลอดชีพ   

                    ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ 

 

                                    ลงชื่อ   นายโอภาส ผาเงิน เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ 

 

                                    ลงชื่อ _________________________  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 

                             ใบอนุญาตเลขที่ _________________________  หมดอายุ _________________ 

                                ออกให้โดย ________________________________   

 

                                    ลงชื่อ _________________________  ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย 

                             ใบอนุญาตเลขที่ _________________________  หมดอายุ _________________ 

                                ออกให้โดย ________________________________   

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง  

          (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย                                                         ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 

          (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                          [ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  

                                                                                [   ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

          (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย      [ X ] เครื่องสูบน้ำ                  [ X ] ระบบเติมอากาศ

                                                                            [ X ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย      [   ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี 

                                                                            [   ] เครื่องสูบตะกอน             [   ] อื่นๆ  

                                                                                                                    [   ] อื่นๆ  

                                                                                                                    [   ] อื่นๆ  

1. บำบัดน้ำเสียคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) 380.00 ลบ.ม./วัน

2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 200.00 ลบ.ม./วัน
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          (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)  ท่อระบายเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

          (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เปิดฝาบ่อฉีดล้าง และเติม EM จุลลีนทรีย์ในบ่อบำบัด

 3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน 

          (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)                              3,000.000  หน่วย

          (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)                        4,888.000  ลบ.ม.

          (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)                                       3,910.400   ลบ.ม.

          (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย                     [ X ]     ระบายทุกวัน  

                                                                                   [   ]     ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)            วัน  

                                                                                   [   ]    ไม่ระบายเลย   

          (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้                                                                    ปริมาณ   หน่วย  

          (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 

                    ระบบบำบัดน้ำเสีย                                                      [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

                    เครื่องสูบน้ำ                                                              [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

                    ระบบเติมอากาศ                                                         [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

                    เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย                                                 [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

          (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด     39.10 กิโลกรัม            

          (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ดำเนินการซ่อมปั้มเปลี่ยนอุปกรณ์ เปิดใช้งานในระบบปั้ม หมุนเวียนได้ตามปกติ

 

          คำเตือน      ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง 

                              ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน 

                              ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

                              หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖ 

                          ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน 

                              โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 

                              หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗ 

 

1. EM 100.000 กิโลกรัม

2. เติมหัวเชื้อจุลลินทรีย์ 50.000 กิโลกรัม

MR-14 น.13/2



                                                                                           แบบ ทส. 2 

 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
                    ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดกรีเน่ ดอนเมือง-สรงประภา เฟส1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 415                           หมู่ที่ :                                          ซอย :                                         

ถนน : สรงประภา                                แขวง/ตำบล : ดอนเมือง                                เขต/ตำบล : เขตดอนเมือง                             

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร                           โทรศัพท์ : 0986514409                     โทรสาร :                               

มี :       เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ 

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด  

              ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป          จำนวนห้อง       : 568

                       สังกัด : เอกชน                                             

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2562                         ออกให้โดย : สำนักงานกรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเม หมดอายุ : ตลอดชีพ   

                    ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ 

 

                                    ลงชื่อ   นายโอภาส ผาเงิน เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ 

 

                                    ลงชื่อ _________________________  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 

                             ใบอนุญาตเลขที่ _________________________  หมดอายุ _________________ 

                                ออกให้โดย ________________________________   

 

                                    ลงชื่อ _________________________  ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย 

                             ใบอนุญาตเลขที่ _________________________  หมดอายุ _________________ 

                                ออกให้โดย ________________________________   

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง  

          (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย                                                         ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 

          (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                          [ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  

                                                                                [   ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

          (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย      [ X ] เครื่องสูบน้ำ                  [ X ] ระบบเติมอากาศ

                                                                            [   ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย      [   ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี 

                                                                            [ X ] เครื่องสูบตะกอน             [   ] อื่นๆ  

                                                                                                                    [   ] อื่นๆ  

                                                                                                                    [   ] อื่นๆ  

1. บำบัดน้ำเสียคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) 300.00 ลบ.ม./วัน

2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 200.00 ลบ.ม./วัน
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          (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)  ท่อสาธารณะเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

          (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้สายดับเพลิงฉีดตะกอนแตกสลาย

 3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน 

          (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)                              1,530.000  หน่วย

          (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)                        4,292.000  ลบ.ม.

          (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)                                       3,434.000   ลบ.ม.

          (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย                     [ X ]     ระบายทุกวัน  

                                                                                   [   ]     ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)            วัน  

                                                                                   [   ]    ไม่ระบายเลย   

          (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้                                                                    ปริมาณ   หน่วย  

          (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 

                    ระบบบำบัดน้ำเสีย                                                      [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

                    เครื่องสูบน้ำ                                                              [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

                    ระบบเติมอากาศ                                                         [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

                    เครื่องสูบตะกอน                                                       [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

          (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด     34.35 กิโลกรัม            

          (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

 

          คำเตือน      ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง 

                              ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน 

                              ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

                              หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖ 

                          ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน 

                              โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 

                              หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗ 

 

1. เติม EM 20.000 กิโลกรัม

2. นำ้ยากำจัดตะกอน 20.000 กิโลกรัม

MR-14 น.13/4



                                                                                           แบบ ทส. 2 

 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
                    ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดกรีเน่ ดอนเมือง-สรงประภา เฟส1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 415                           หมู่ที่ :                                          ซอย :                                         

ถนน : สรงประภา                                แขวง/ตำบล : ดอนเมือง                                เขต/ตำบล : เขตดอนเมือง                             

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร                           โทรศัพท์ : 0986514409                     โทรสาร :                               

มี :       เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ 

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด  

              ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป          จำนวนห้อง       : 568

                       สังกัด : เอกชน                                             

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2562                         ออกให้โดย : สำนักงานกรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเม หมดอายุ : ตลอดชีพ   

                    ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ 

 

                                    ลงชื่อ   นายโอภาส ผาเงิน เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ 

 

                                    ลงชื่อ _________________________  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 

                             ใบอนุญาตเลขที่ _________________________  หมดอายุ _________________ 

                                ออกให้โดย ________________________________   

 

                                    ลงชื่อ _________________________  ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย 

                             ใบอนุญาตเลขที่ _________________________  หมดอายุ _________________ 

                                ออกให้โดย ________________________________   

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง  

          (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย                                                         ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 

          (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                          [ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  

                                                                                [   ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

          (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย      [ X ] เครื่องสูบน้ำ                  [ X ] ระบบเติมอากาศ

                                                                            [   ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย      [   ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี 

                                                                            [   ] เครื่องสูบตะกอน             [   ] อื่นๆ  

                                                                                                                    [   ] อื่นๆ  

                                                                                                                    [   ] อื่นๆ  

1. บำบัดน้ำเสียคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) 120.00 ลบ.ม./วัน

2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 120.00 ลบ.ม./วัน
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          (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)  ท่อระบายกรุงเทพมหานคร

          (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เติม EM หัวเชื้อจุลซีย์ลงในท่อระบายนำ้ทิ้งในห้องชุด ให้ไหลมาด้านล่างอาคาร

 3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน 

          (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)                              1,180.000  หน่วย

          (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)                        3,980.000  ลบ.ม.

          (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)                                       3,184.000   ลบ.ม.

          (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย                     [ X ]     ระบายทุกวัน  

                                                                                   [   ]     ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)            วัน  

                                                                                   [   ]    ไม่ระบายเลย   

          (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้                                                                    ปริมาณ   หน่วย  

          (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 

                    ระบบบำบัดน้ำเสีย                                                      [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

                    เครื่องสูบน้ำ                                                              [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

                    ระบบเติมอากาศ                                                         [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

          (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด     31.84 กิโลกรัม            

          (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปรับปรุงแก้ไขปั้มในบ่อบำบัดใช้งานได้ทุกตัว จัดจ้างเจ้าหน้าที่เขตดอนเมือง เข้ามาสูบบ่อเกรอะทิ้ง

 

          คำเตือน      ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง 

                              ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน 

                              ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

                              หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖ 

                          ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน 

                              โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 

                              หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗ 

 

1. EM 50.000 กิโลกรัม
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                                                                                           แบบ ทส. 2 

 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
                    ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดกรีเน่ ดอนเมือง-สรงประภา เฟส1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 415                           หมู่ที่ :                                          ซอย :                                         

ถนน : สรงประภา                                แขวง/ตำบล : ดอนเมือง                                เขต/ตำบล : เขตดอนเมือง                             

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร                           โทรศัพท์ : 0986514409                     โทรสาร :                               

มี :       เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ 

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด  

              ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป          จำนวนห้อง       : 568

                       สังกัด : เอกชน                                             

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2562                         ออกให้โดย : สำนักงานกรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเม หมดอายุ : ตลอดชีพ   

                    ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ 

 

                                    ลงชื่อ   นายโอภาส ผาเงิน เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ 

 

                                    ลงชื่อ _________________________  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 

                             ใบอนุญาตเลขที่ _________________________  หมดอายุ _________________ 

                                ออกให้โดย ________________________________   

 

                                    ลงชื่อ _________________________  ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย 

                             ใบอนุญาตเลขที่ _________________________  หมดอายุ _________________ 

                                ออกให้โดย ________________________________   

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง  

          (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย                                                         ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 

          (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                          [ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  

                                                                                [   ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

          (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย      [ X ] เครื่องสูบน้ำ                  [ X ] ระบบเติมอากาศ

                                                                            [   ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย      [   ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี 

                                                                            [   ] เครื่องสูบตะกอน             [   ] อื่นๆ  

                                                                                                                    [   ] อื่นๆ  

                                                                                                                    [   ] อื่นๆ  

1. บำบัดน้ำเสียคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) 120.00 ลบ.ม./วัน

2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 120.00 ลบ.ม./วัน
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          (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)  ท่อระบายกรุงเทพมหานคร

          (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เติม EM หัวเชื้อจุลซีย์ลงในท่อระบายนำ้ทิ้งในห้องชุด ให้ไหลมาด้านล่างอาคาร

 3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน 

          (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)                              1,180.000  หน่วย

          (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)                        3,980.000  ลบ.ม.

          (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)                                       3,184.000   ลบ.ม.

          (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย                     [ X ]     ระบายทุกวัน  

                                                                                   [   ]     ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)            วัน  

                                                                                   [   ]    ไม่ระบายเลย   

          (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้                                                                    ปริมาณ   หน่วย  

          (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 

                    ระบบบำบัดน้ำเสีย                                                      [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

                    เครื่องสูบน้ำ                                                              [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

                    ระบบเติมอากาศ                                                         [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

          (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด     31.84 กิโลกรัม            

          (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปรับปรุงแก้ไขปั้มในบ่อบำบัดใช้งานได้ทุกตัว จัดจ้างเจ้าหน้าที่เขตดอนเมือง เข้ามาสูบบ่อเกรอะทิ้ง

 

          คำเตือน      ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง 

                              ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน 

                              ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

                              หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖ 

                          ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน 

                              โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 

                              หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗ 

 

1. EM 50.000 กิโลกรัม
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                                                                                           แบบ ทส. 2 

 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
                    ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดกรีเน่ ดอนเมือง-สรงประภา เฟส1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 415                           หมู่ที่ :                                          ซอย :                                         

ถนน : สรงประภา                                แขวง/ตำบล : ดอนเมือง                                เขต/ตำบล : เขตดอนเมือง                             

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร                           โทรศัพท์ : 0986514409                     โทรสาร :                               

มี :       เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ 

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด  

              ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป          จำนวนห้อง       : 568

                       สังกัด : เอกชน                                             

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2562                         ออกให้โดย : สำนักงานกรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเม หมดอายุ : ตลอดชีพ   

                    ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ 

 

                                    ลงชื่อ   นายโอภาส ผาเงิน เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ 

 

                                    ลงชื่อ _________________________  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 

                             ใบอนุญาตเลขที่ _________________________  หมดอายุ _________________ 

                                ออกให้โดย ________________________________   

 

                                    ลงชื่อ _________________________  ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย 

                             ใบอนุญาตเลขที่ _________________________  หมดอายุ _________________ 

                                ออกให้โดย ________________________________   

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง  

          (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย                                                         ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 

          (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                          [ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  

                                                                                [   ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

          (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย      [ X ] เครื่องสูบน้ำ                  [ X ] ระบบเติมอากาศ

                                                                            [   ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย      [   ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี 

                                                                            [   ] เครื่องสูบตะกอน             [   ] อื่นๆ  

                                                                                                                    [   ] อื่นๆ  

                                                                                                                    [   ] อื่นๆ  

1. บำบัดน้ำเสียคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) 120.00 ลบ.ม./วัน

2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 120.00 ลบ.ม./วัน
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          (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)  ท่อระบายกรุงเทพมหานคร

          (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดำเนินการเปิดบ่อบำบัด ตักตะกอนที่จับตัวในบ่อออก

และเติมจุลลินทรีย์ชีวภาพลงในบ่อบำบัดและ เติมใส่ขวดแจกจ่ายให้ผู้พักอาศัย นำเติมลงอ่างนำ้ทิ้งอาคาร

 3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน 

          (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)                              1,250.000  หน่วย

          (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)                        4,138.000  ลบ.ม.

          (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)                                       3,310.400   ลบ.ม.

          (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย                     [ X ]     ระบายทุกวัน  

                                                                                   [   ]     ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)            วัน  

                                                                                   [   ]    ไม่ระบายเลย   

          (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้                                                                    ปริมาณ   หน่วย  

          (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 

                    ระบบบำบัดน้ำเสีย                                                      [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

                    เครื่องสูบน้ำ                                                              [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

                    ระบบเติมอากาศ                                                         [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

          (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด     33.10 กิโลกรัม            

          (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ดำเนินการปรับปรุงซ่อมปั้มในบ่อบำบัด และเปิดบ่อล้างทำความสะอาด

 

          คำเตือน      ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง 

                              ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน 

                              ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

                              หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖ 

                          ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน 

                              โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 

                              หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗ 

 

1. EM 250.000 กิโลกรัม

2. จุลลินทรีย์ 50.000 กิโลกรัม
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                                                                                           แบบ ทส. 2 

 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
                    ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดกรีเน่ ดอนเมือง-สรงประภา เฟส1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 415                           หมู่ที่ :                                          ซอย :                                         

ถนน : สรงประภา                                แขวง/ตำบล : ดอนเมือง                                เขต/ตำบล : เขตดอนเมือง                             

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร                           โทรศัพท์ : 0986514409                     โทรสาร :                               

มี :       เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ 

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด  

              ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป          จำนวนห้อง       : 568

                       สังกัด : เอกชน                                             

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2562                         ออกให้โดย : สำนักงานกรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเม หมดอายุ : ตลอดชีพ   

                    ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ 

 

                                    ลงชื่อ   นายโอภาส ผาเงิน เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ 

 

                                    ลงชื่อ _________________________  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 

                             ใบอนุญาตเลขที่ _________________________  หมดอายุ _________________ 

                                ออกให้โดย ________________________________   

 

                                    ลงชื่อ _________________________  ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย 

                             ใบอนุญาตเลขที่ _________________________  หมดอายุ _________________ 

                                ออกให้โดย ________________________________   

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง  

          (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย                                                         ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 

          (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                          [ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  

                                                                                [   ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

          (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย      [ X ] เครื่องสูบน้ำ                  [ X ] ระบบเติมอากาศ

                                                                            [   ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย      [   ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี 

                                                                            [   ] เครื่องสูบตะกอน             [   ] อื่นๆ  

                                                                                                                    [   ] อื่นๆ  

                                                                                                                    [   ] อื่นๆ  

1. บำบัดน้ำเสียคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) 120.00 ลบ.ม./วัน

2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 120.00 ลบ.ม./วัน
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          (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)  ท่อระบายกรุงเทพมหานคร

          (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้งานแรงดันฉีดทำคามสะอาดบ่อบำบัด  ตะกอนและกากออกจากกันในบ่อ

 3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน 

          (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)                              1,358.000  หน่วย

          (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)                        4,144.000  ลบ.ม.

          (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)                                       3,315.000   ลบ.ม.

          (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย                     [ X ]     ระบายทุกวัน  

                                                                                   [   ]     ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)            วัน  

                                                                                   [   ]    ไม่ระบายเลย   

          (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้                                                                    ปริมาณ   หน่วย  

          (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 

                    ระบบบำบัดน้ำเสีย                                                      [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

                    เครื่องสูบน้ำ                                                              [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

                    ระบบเติมอากาศ                                                         [ X ] ปกติ     [   ] ผิดปกติ    

          (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด     33.16 กิโลกรัม            

          (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ฝนตกทำให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นในท่อนำ้ทิ้งภายในอาคาร ทำให้ระบายไหลช้า

 

          คำเตือน      ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง 

                              ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน 

                              ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

                              หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖ 

                          ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน 

                              โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 

                              หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗ 

 

1. ชีวภาพ เติมลงท่อนำ้ทิ้งอาคาร 2,000.000 กิโลกรัม
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