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บททีÉ ś 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อม 

 

โครงการไดติ้ดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โดยตรวจวดัคุณภาพนํÊาดงันีÊ  

- บ่อเกรอะ ดชันีคุณภาพนํÊาทีÉทาํการตรวจวดั ไดแ้ก่ pH, BOD, Suspended Solids, TDS, ซลัไฟด,์ 

TKN, Fat, Oil & Grease, Settleable Solids, Fecal Coliform และ Total Coliform 

- Effluent Tank ดัชนีคุณภาพนํÊ าทีÉทําการตรวจวดั ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, TDS, 

ซลัไฟด,์ TKN, Fat, Oil & Grease, Settleable Solids, Fecal Coliform และ Total Coliform 

 

ความถีÉ ř ครัÊ ง/เดือน ช่วงเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม Śŝ6Š ผลทีÉไดแ้สดงในตาราง ś.ř และกราฟ

แสดงรูปทีÉ ś.ř – ś.ř0 



                                                  รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ(ระยะดาํเนนิการ) 
     โครงการ ปันนา เรสซเิดนซ ์ŝ 
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ตารางทีÉ ś.ř คุณภาพนํÊาบ่อเกรอะ และ บ่อ Effluent Tank ช่วงระหว่างกรกฎาคม – ธันวาคม ŚŝŞŠ 

 
ตําแหน่งตรวจวดั 

 
เดือน 

ดัชนีคุณภาพนํÊาทีÉทําการตรวจวัด 

pH BOD 
mg/l 

TSS 
mg/l 

TDS 
mg/l 

Grease&Oil 
mg/l 

TKN 
mg/L as N 

Sulfide 
mg/L as H2S 

Settleable 
Solids (ml/L) 

Total Coliform Bacter ia 

MPN/100 ml 
Fecal Coliform Bacter ia 

MPN/100 ml 
 
 
 

บ่อเกรอะ 

ก.ค. 7.0 37 34 228 6.2 23.1 0.79 <0.5 1.1 x 105 1.1 x 105 

ส.ค. 7.2 66 42 304 7.4 33.6 0.38 <0.5 5.4 x 105 5.4 x 105 

ก.ย. 7.4 112 114 332 6.2 70.0 1.33 2 2.2 x 105 2.2 x 105 

ต.ค. 6.6 140 159 180 9.0 28.0 1.20 3 2.4 x 105 9.2 x 104 

พ.ย. 6.8 55 45 284 19.6 22.4 0.42 <0.5 5.4 x 105 5.4 x 105 

ธ.ค. 6.7 78 58 244 22.8 29.4 0.58 <0.5 9.2 x 105 9.2 x 105 

 
 
 
บ่อ Effluent 

ก.ค. 6.6 18 26 544 3.4 27.3 0.37 1 9.2 x 102 9.2 x 102 
ส.ค. 6.7 28 32 420 < 3.0 27.0 <0.30 < 0.5 2.8 x 104 1.7 x 104 

ก.ย. 6.7 8.6 24 368 3.8 33.6 <0.30 < 0.5 5.4 x 102 49 

ต.ค. 6.6 18 24 352 < 3.0 31.5 < 0.30 < 0.5 3.5 x 103 3.5 x 103 

พ.ย. 6.5 10 26 396 < 3.0 23.8 < 0.30 < 0.5 1.6 x 104 5.4 x 103 

ธ.ค. 6.0 13 32 444 < 3.0 32.2 < 0.30 < 0.5 3.5 x 103 1.7 x 103 

มาตรฐาน 5.5-9.0 < 30 < 40 < 1,000 < 20 < 35 < 1 - - - 
หมายเหตุ :  
1) มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.ŚŝŜŠ) เรืÉองกาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊ าทิÊงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา เล่ม řŚŚ ตอนทีÉ 

řŚŝ ลงวนัทีÉ Śš ธนัวาคม ŚŝŜŠ (ประเภท ข)  
2) * มีค่าสูงเกินมาตรฐาน 
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รูปทีÉ 3.1 กราฟเปรียบเทียบ pH นํÊาเสียก่อนเข้าระบบบําบัด และนํÊาทิÊงหลังผ่านการบําบัดแล้ว 

 

 

 

 
รูปทีÉ 3.Ś กราฟเปรียบเทียบ BOD นํÊาเสียก่อนเข้าระบบบําบัด และนํÊาทิÊงหลังผ่านการบําบัดแล้ว 
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บ่อเกรอะ Effluent มาตรฐาน มาตรฐาน2
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บ่อเกรอะ Effluent มาตรฐาน

BOD (mg/L) 

ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
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รูปทีÉ 3.3 กราฟเปรียบเทียบ TSS นํÊาเสียก่อนเข้าระบบบําบัด และนํÊาทิÊงหลังผ่านการบําบัด 

 

 

 

 
รูปทีÉ 3.4 กราฟเปรียบเทียบ TDS นํÊาเสียก่อนเข้าระบบบําบัด และนํÊาทิÊงหลังผ่านการบําบัด 
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บ่อเกรอะ Effluent มาตรฐาน
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บ่อเกรอะ Effluent มาตรฐาน

สารละลาย (TDS) (mg/L) 

  สารแขวนลอย (TSS) (mg/L) 
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รูปทีÉ 3.5 กราฟเปรียบเทียบ Grease & Oil นํÊาเสียก่อนเข้าระบบบําบัด และนํÊาทิÊงหลังผ่านการบําบัด 

 

 

 
รูปทีÉ 3.6 กราฟเปรียบเทียบ TKN นํÊาเสียก่อนเข้าระบบบําบัด และนํÊาทิÊงหลังผ่านการบําบัด 
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บ่อเกรอะ Effluent มาตรฐาน
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บ่อเกรอะ Effluent มาตรฐาน

 นํÊามนัและไขมัน (Grease & Oil) (mg/L) 

ทีเคเอ็น (TKN) (mg/L as N) 
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รูปทีÉ 3.7 กราฟเปรียบเทียบ sulfide นํÊาเสียก่อนเข้าระบบบําบัด และนํÊาทิÊงหลังผ่านการบําบัด 

 

 

 
รูปทีÉ 3.8 กราฟเปรียบเทียบ Settleable Solids นํÊาเสียก่อนเข้าระบบบําบัด และนํÊาทิÊงหลังผ่านการบําบัด 
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บ่อเกรอะ Effluent มาตรฐาน
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บ่อเกรอะ Effluent มาตรฐาน

ของแข็งตกตะกอนได้ (Settleable Solids) (mL/L) 

  ซัลไฟด์ (Sulfide) (mg/L as H2S) 
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รูปทีÉ 3.9 กราฟแสดง Total Coliform Bacter ia นํÊาเสียก่อนเข้าระบบบําบัด และนํÊาทิÊงหลังผ่านการบําบัด 

 

 

 

 
รูปทีÉ 3.10 กราฟแสดง Fecal Coliform Bacter ia นํÊาเสียก่อนเข้าระบบบําบัด และนํÊาทิÊงหลังผ่านการบําบัด 
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บ่อเกรอะ Effluent
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บ่อเกรอะ Effluent

Total Coliform Bacter ia (MPN/100 ml) 

Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml) 
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รูปภาพแสดงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อม 

 

 
รูปทีÉ 3.11 เก็บตัวอย่างนํÊาบ่อเกรอะ 

 

 

 
รูปทีÉ 3.12 เก็บตัวอย่ายงนํÊาบ่อ Effluent 

 


