
 

 

ภาคผนวก ค 

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ค-1 

แบบพื้นที่สีเขียวชั้นล่างที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ภาคผนวก ค-2 

การส ารวจความคิดเห็นของพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













































 

 

ภาคผนวก ค-3 

Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบ 
สาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Division Villecon - ENG  

Code ENG 018

Date  25 ก.พ.53

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอรม์การตรวจสอบตูเ้ก็บสายฉีดน า้ดับเพลิงประจ าเดือน Sheet No. / แผ่นที ่1

Month ( เดอืน ) / Year ( ปี )           Building

 

1 1

2

3

2 4

5

6

3 7

8

9

4 10

11

12

4M 13

5 14

15

16

6 17

18

19

7 20

21

22

8 23

24

25

9 26

27

28

10 29

30

31

11 32

33

34

     Suggestion / ข้อเสนอแนะ
       .............................................................................................................................................................……………………………

       ................................................................................................................................................……….......…………………………

Recorded by / จดบันทกึโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หวัหน้าช่าง ) Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จดัการอาคาร )

          นายบ ารุง    เลขะจิต       นายวฒิุชยั    โนนชุ

Date/วันที่ Date/วันที่ Date/วันที่

Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถา้ไมมี่ขอ้มลู

      Please Mark √ :Normal / ปกติ × : Abnormal / ไมป่กติ

Floor

Locationสถานที่

Fire Water Hose Reel Hose Rack

ถงัเคมีดบัเพลงิ วาลว์น า้ หวัหมนุ ทอ่ผา้ใบ

Nozzle / Brazenness 

Cover หวัฉีดน า้ / ฝา

ครอบทองเหลอืง

Leakage / Cabinet / Glass /

ชัน้ Extinguisher Valves สายฉีดแบบ สายฉีดแบบ Seal Key

รอยรั่วและชีล ตู ้/ กระจก /กญุแจ

FHC_1FL_1 13.71 psi/หนา้ป้ัทมเ์กจวดัหมอง √ √  - √ √ √

FHC_1FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_1FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_2FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_2FL_2 13.71 psi/เคมีไหลชา้ √ √  - √ √ √

FHC_2FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_3FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_3FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_3FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_4FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_4FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_4FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_4MFL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_5FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_5FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_5FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_6FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_6FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_6FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_7FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_7FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_7FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_8FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_8FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_8FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_9FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_9FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_9FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_10FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_10FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_10FL_3 13.71 psi/เคมีไหลชา้ √ √  - √ √ √

√ √

FHC_11FL_1 13.71 psi √ √  - √

 - √

√ √

FHC_11FL_2 13.71 psi √ √  - √

√ √

นายคามิน   สมสวย

27/12/2568 27/12/2568 29/12/2568

FHC_11FL_3 13.71 psi √ √

17:00 18:00 10:00

เดอะ เพรสซิเดน้ท ์สาทร-ราชพฤกษ์ธนัวาคม/2568
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Division Villecon - ENG  

Code ENG 018

Date  25 ก.พ.53

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอรม์การตรวจสอบตูเ้ก็บสายฉีดน า้ดับเพลิงประจ าเดือน Sheet No. / แผ่นที ่2

Month ( เดอืน ) / Year ( ปี )           Building

 

12 35

36

37

12A 38

39

40

14 41

42

43

15 44

45

46

16 47

48

49

17 50

51

52

18 53

54

55

19 56

57

58

20 59

60

61

21 62

63

64

22 65

66

67

     Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทกึโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หวัหน้าช่าง ) Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จดัการอาคาร )
          นายบ ารุง    เลขะจิต       นายวฒิุชยั    โนนชุ

Date/วันที่ Date/วันที่ Date/วันที่

Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา
( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถา้ไมมี่ขอ้มลู

      Please Mark √ :Normal / ปกติ × : Abnormal / ไมป่กติ

Floor

Locationสถานที่

Fire Water Hose Reel Hose Rack Nozzle / Brazenness 

Cover หวัฉีดน า้ / ฝา

ครอบทองเหลอืง

Leakage / Cabinet / Glass /

ชัน้ Extinguisher Valves สายฉีดแบบ สายฉีดแบบ Seal Key

ถงัเคมีดบัเพลงิ วาลว์น า้ หวัหมนุ ทอ่ผา้ใบ รอยรั่วและชิล ตู ้/ กระจก /กญุแจ
FHC_12FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_12FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_12FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_12AFL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_12AFL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_12AFL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_14FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_14FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_14FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_15FL_1 13.71 psi/เคมีไหลชา้ √ √  - √ √ √

FHC_15FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_15FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_16FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_16FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_16FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_17FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_17FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_17FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_18FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_18FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_18FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_19FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_19FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_19FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_20FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_20FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_20FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_21FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_21FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_21FL_3 13.71 psi/เคมีไหลชา้ √ √  - √ √ √

FHC_22FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_22FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_22FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

       

นายคามิน   สมสวย

27/12/2568 27/12/2568 29/12/2568

17:00 18:00 10:00

เดอะ เพรสซิเดน้ท ์สาทร-ราชพฤกษ์ธนํวาคม/2568
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Division Villecon - ENG  

Code ENG 018

Date  25 ก.พ.53

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอรม์การตรวจสอบตูเ้ก็บสายฉีดน า้ดับเพลิงประจ าเดือน Sheet No. / แผ่นที ่3

Month ( เดอืน ) / Year ( ปี )           Building

 

23 68

69

70

24 71

72

73

25 74

75

76

26 77

78

79

27 80

81

82

28 83

84

85

29 86

87

88

30 89

90

91

ROOF 92

93

94

     Suggestion / ข้อเสนอแนะ
       .............................................................................................................................................................……………………………

       ................................................................................................................................................……….......…………………………

Recorded by / จดบันทกึโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หวัหน้าช่าง ) Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จดัการอาคาร )
          นายบ ารุง    เลขะจิต       นายวฒิุชยั    โนนชุ

Date/วันที่ Date/วันที่ Date/วันที่

Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา
( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถา้ไมมี่ขอ้มลู

      Please Mark √ :Normal / ปกติ × : Abnormal / ไมป่กติ

Floor

Locationสถานที่

Fire Water Hose Reel Hose Rack

ถงัเคมีดบัเพลงิ วาลว์น า้ หวัหมนุ ทอ่ผา้ใบ

Nozzle / Brazenness 

Cover หวัฉีดน า้ / ฝา

ครอบทองเหลอืง

Leakage / Cabinet / Glass /

ชัน้ Extinguisher Valves สายฉีดแบบ สายฉีดแบบ Seal Key

รอยรั่วและชิล ตู ้/ กระจก /กญุแจ
FHC_23FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_23FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_23FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_24FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_24FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_24FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_25FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_25FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_25FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_26FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_26FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_26FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_27FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_27FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_27FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_28FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_28FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_28FL_3 13.71 psi/เคมีไหลชา้ √ √  - √ √ √

FHC_29FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_29FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_29FL_3 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_30FL_1 13.71 psi √ √  - √ √ √

FHC_30FL_2 13.71 psi √ √  - √ √ √

√

FHC_30FL_3 13.71 psi √ √  - √

√

√ √

FHC_ROOF_1 13.71 psi/หนา้ป้ัทมเ์กจวดัหมอง √ √  - √ √

√

FHC_ROOF_3 13.71 psi/หนา้ป้ัทมเ์กจวดัหมอง √ √  - √ √ √

FHC_ROOF_2

     

√13.71 psi/หนา้ป้ัทมเ์กจวดัหมอง √ √  -

17:00 18:00 10:00

  

นายคามิน   สมสวย

27/12/2568 27/12/2568 29/12/2568

เดอะ เพรสซิเดน้ท ์สาทร-ราชพฤกษ์ธนัวาคม/2568
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Division Villecon - ENG

Code ENG 019  

Date  25 ก.พ.53

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอรม์การตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจ าเดือน Sheet No. / แผ่นที ่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)         Building

Discharge

Distilled Capacity Lastest Hours

Water ขนาด Change

หลอด

ชนิด / ขนาด
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

1  - 12v5ah ก.ย.-67 √ LED 2X10W 2
2  - 12v5ah "  1 √ LED 2X10W 2
3  - 12v5ah "  1 √ LED 2X10W 2
4  - 12v5ah "  1 √ LED 2X10W 2
5  - 12v5ah "  1 √ LED 2X10W 2
6  - 12v5ah "  1 √ LED 2X10W 2
7  - 12v5ah "  1 √ LED 2X10W 2
8  - 12v5ah "  1 √ LED 2X10W 2
9  - 12v5ah "  1 √ LED 2X10W 2
10  - 12v5ah "  1 √ LED 2X10W 2
11  - 12v5ah "  1 √ LED 2X10W 2
12  - 12v5ah "  1 √ LED 2X10W 2
13  - 12v5ah "  1 √ LED 2X10W 2
14  - 12v5ah "  1 √ LED 2X10W 2
15  - 12v5ah " 1 √ LED 2X10W 2
16  - 12v5ah " 1 √ LED 2X10W 2

17  - 12v5ah ก.ย.-67  2 √ LED 2X10W 2
18  - 12v5ah ก.ย.-68  2 √ LED 2X10W 2
19  - 12v5ah ก.ย.-67  2A √ LED 2X10W 2
20  - 12v5ah ก.ย.-67  2B √ LED 2X10W 2
21  - 12v5ah ก.ย.-67  2B √ LED 2X10W 2

22  - 12v5ah ก.ย.-67  3 √ LED 2X10W 2
23  - 12v5ah ก.ย.-68  3 √ LED 2X10W 2
24  - 12v5ah ก.ย.-67  3A √ LED 2X10W 2
25  - 12v5ah ก.ย.-67  3B √ LED 2X10W 2
26  - 12v5ah ก.ย.-67  3B √ LED 2X10W 2

Recorded by / จดบันทกึโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หวัหน้าช่าง ) Signature/ลายเซ็น( BM./ผูจ้ัดการอาคาร )

                     นายบ ารงุ      เลขะจติ

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส ่N/A ถา้ไม่มีขอ้มลู

( ** ) Item / รายการที ่( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาท าเครือ่งหมาย  Normal / ปกติ   Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที ่( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของขอ้มลู

   นายวฒุชิัย     โนนุช                   นายคามนิ   สมสวย

27/12/68 27/12/68 29/12/68

EML-03/04 ลานจอด 3B 13.32V 2.01A  √
EML-03/05 ลานจอด 3B 13V 2.03A  √

EML-03/02 โถงลฟิทข์นของ 13.36V 2.02A  √
EML-03/03 ลานจอด 3A 13.36V 2A  √

EML-02/05 ลานจอด 2B 13.34V 2A  √

EML-03/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร 13.4V 2.01A  √

EML-02/03 ลานจอด 2A 13.34V 2.01A  √
EML-02/04 ลานจอด 2B 13.34V 2A  √

EML-02/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร 13.36V 2.03A  √
EML-02/02 โถงลฟิทข์นของ 13.36V 2A  √

EML-01/15 ทางเดิน Type L 13.32V 2A  √
EML-01/16 ทางเดิน Type L 13V 2A  √

EML-01/13 หอ้ง MDB 13.3V 2A  √
EML-01/14 หอ้ง GEN 13.36V 2A  √

EML-01/11 หอ้งป้ัม 13.21V 2A  √
EML-01/12 หอ้งวศิวกร 13.36V 2A  √

EML-01/09 โถงลฟิทโ์ดยสาร 13.36V 2A  √
EML-01/10 โถงลฟิทข์นของ 13.36V 2.01A  √

EML-01/07 โถงลอ็บบี ้ 13.36V 2A  √
EML-01/08 หอ้งจดหมาย 13.36V 2.03A  √

EML-01/05 หอ้งนิติฯ 13V 2A  √
EML-01/06 โถงลอ็บบี ้ 13.3V 2.01A  √

EML-01/03 ทางเดินหนา้นิติฯ 13.36V 2A  √
EML-01/04 หอ้งนิติฯ 13V 2A  √

EML-01/01 หอ้งประชมุ 13.36V 2.01A 1  √
EML-01/02 ทางเดินหนา้หอ้งน า้ 13.3V 2A  √

ผลการ
ทดสอบ

ชุดดวง
โคม

( 1 ) ( 2 ) ( 6 ) ( 7 )

กระแสไฟฟ้า
กระแสตรง

สภาพชุดควบคุม สภาพชุดหลอดไฟ จ านวน
ช่ัวโมงที่
จ่ายไฟ( ……...Volt ) ( …… Amp ) น า้กล่ัน ( V / Ah )

วันที่เปล่ียน
ล่าสุด

ติดตัง้ที่

ชั้น

ล ำดบั Location/สถานที่

Battery Record / บันทกึค่าแบตเตอรี Operation of Condition of

DC. Voltage DC. Amperes Control System Light Bulbs

แรงเคล่ือนไฟฟ้า
กระแสตรง

President 2 (Sathorn-Rachapreuk)ธนัวาคม/2568
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Division Villecon - ENG

Code ENG 019  

Date  25 ก.พ.53

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอรม์การตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจ าเดือน Sheet No. / แผ่นที ่2

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)         Building

Discharge

Distilled Capacity Lastest Hours

Water ขนาด Change

หลอด

ชนิด / ขนาด
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

27  - 12v5ah ก.ย.-67 √ LED 2X10W 2

28  - 12v5ah ก.ย.-68  4 √ LED 2X10W 2

29  - 12v5ah ก.ย.-67  4A √ LED 2X10W 2

30  - 12v5ah "  4B √ LED 2X10W 2

31  - 12v5ah "  4B √ LED 2X10W 2

32  - 12v5ah " AM √ LED 2X10W 2

33  - 12v5ah ก.ย.-67  5 √ LED 2X10W 2

34  - 12v5ah ก.ย.-68  5 √ LED 2X10W 2

35  - 12v5ah "  5 √ LED 2X10W 2

36  - 12v5ah ก.ย.-67  5 √ LED 2X10W 2

37  - 12v5ah ก.ย.-67  5 √ LED 2X10W 2

38  - 12v5ah ก.ย.-67  5 √ LED 2X10W 2

39  - 12v5ah ก.ย.-67  6 √ LED 2X10W 2

40  - 12v5ah ก.ย.-68  6 √ LED 2X10W 2

41  - 12v5ah "  6 √ LED 2X10W 2

42  - 12v5ah " 6 √ LED 2X10W 2

43  - 12v5ah " 6 √ LED 2X10W 2

44  - 12v5ah " 6 √ LED 2X10W 2

45  - 12v5ah ก.ย.-67  6 √ LED 2X10W 2

46  - 12v5ah มิ.ย.-67  6 √ LED 2X10W 2

47  - 12v5ah "  6 √ LED 2X10W 2

48  - 12v5ah "  6 √ LED 2X10W 2

49  - 12v5ah ก.ย.-67  7 √ LED 2X10W 2

50  - 12v5ah ก.ย.-68 7 √ LED 2X10W 2

51  - 12v5ah "  7 √ LED 2X10W 2

52  - 12v5ah "  7 √ LED 2X10W 2

53  - 12v5ah "  7 √ LED 2X10W 2

54  - 12v5ah "  7 √ LED 2X10W 2

55  - 12v5ah "  7 √ LED 2X10W 2

Recorded by / จดบันทกึโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หวัหน้าช่าง ) Signature/ลายเซ็น( BM./ผูจ้ัดการอาคาร )

                     นายบ ารงุ      เลขะจติ

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส ่N/A ถา้ไม่มีขอ้มลู

( ** ) Item / รายการที ่( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาท าเครือ่งหมาย  Normal / ปกติ   Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที ่( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของขอ้มลู

   นายวฒุชิัย     โนนุช

27/12/68 27/12/68 29/12/68

EML-07/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้7

                   นายคามนิ   สมสวย

13.24V 2.01A  √

EML-07/05 ทางเดิน 13.26V 2.01A  √

EML-07/06 ทางเดิน 13.31V 2.01A  √

EML-07/03 ทางเดิน 13.34V 2.01A  √

EML-07/04 ทางเดิน 13.3V 2.01A  √

EML-07/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร 13.36V 2.01A  √

EML-07/02 โถงลฟิทข์นของ 13.36V "  √

EML-06/09 หอ้งฟิตเนส 13.36V 2A  √

EML-06/10 หอ้งไฟฟ้าชัน้6 13.34V 2.01A  √

EML-06/07 หอ้งน า้ชาย 12V 2.02A  √

EML-06/08 หอ้งน า้หญิง 13.36V 2.03A  √

EML-06/05 ทางเดิน 13V 2.03A  √

EML-06/06 ทางเดิน 13.3V 2.01A  √

EML-06/03 ทางเดิน 13.34V 2.01A  √

EML-06/04 ทางเดิน 13.34V 2A  √

EML-06/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร 13.33V 2.03A  √

EML-06/02 โถงลฟิทข์นของ 13.43V 2.01A  √

EML-05/05 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-05/06 หอ้งไฟฟ้าชัน้5 13.36V 2.01A  √

EML-05/03 ทางเดิน 13.33V 2A  √

EML-05/04 ทางเดิน 13.36V 2.03A  √

EML-05/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร 13.36V 2.1A  √

EML-05/02 โถงลฟิทข์นของ 13.24V 2.03A  √

EML-04/05 ลานจอด 4B 13.3V 2A  √

EML-04/05 ลานจอด 4M 13V 2A  √

EML-04/03 ลานจอด 4A 13.36V 2.03A  √

EML-04/04 ลานจอด 4B 13.36V 2A  √

EML-04/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร 13.4V 2.01A 4  √

EML-04/02 โถงลฟิทข์นของ 13.4V 2A  √

ผลการ
ทดสอบ

ชุดดวง
โคม

( 1 ) ( 2 ) ( 6 ) ( 7 )

กระแสไฟฟ้า
กระแสตรง

สภาพชุดควบคุม สภาพชุดหลอดไฟ จ านวน
ช่ัวโมงที่
จ่ายไฟ( ……...Volt ) ( …… Amp ) น า้กล่ัน ( V / Ah )

วันที่เปล่ียน
ล่าสุด

ติดตัง้ที่

ชั้น

ล ำดบั Locationสถานที่

Battery Record / บันทกึค่าแบตเตอรี Operation of Condition of

DC. Voltage DC. Amperes Control System Light Bulbs

แรงเคล่ือนไฟฟ้า
กระแสตรง

ธนัวาคม/2568 President 2 (Sathorn-Rachapreuk)
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Division Villecon - ENG

Code ENG 019  

Date  25 ก.พ.53

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอรม์การตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจ าเดือน Sheet No. / แผ่นที ่3

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)         Building

Discharge

Distilled Capacity Lastest Hours

Water ขนาด Change

หลอด

ชนิด / ขนาด
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

56  - 12v5ah ก.ย.-67 √ LED 2X10W 2

57  - 12v5ah มิ.ย.-67  8 √ LED 2X10W 2

58  - 12v5ah "  8 √ LED 2X10W 2

59  - 12v5ah ก.ย.-68  8 √ LED 2X10W 2

60  - 12v5ah ก.ย.-67  8 √ LED 2X10W 2

61  - 12v5ah " 8 √ LED 2X10W 2

62  - 12v5ah มิ.ย.-67  8 √ LED 2X10W 2

63  - 12v5ah ก.ย.-67  9 √ LED 2X10W 2

64  - 12v5ah ก.ย.-68  9 √ LED 2X10W 2

65  - 12v5ah "  9 √ LED 2X10W 2

66  - 12v5ah ก.ย.-67  9 √ LED 2X10W 2

67  - 12v5ah "  9 √ LED 2X10W 2

68  - 12v5ah " 9 √ LED 2X10W 2

69  - 12v5ah "  9 √ LED 2X10W 2

70 EML-10/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร  - 12v5ah ก.ย.-67  10 √ LED 2X10W 2

71 EML-10/02 โถงลฟิทข์นของ  - 12v5ah ก.ย.-67  10 √ LED 2X10W 2

72  - 12v5ah ก.ย.-68 10 √ LED 2X10W 2

73  - 12v5ah ก.ย.-67 10 √ LED 2X10W 2

74  - 12v5ah " 10 √ LED 2X10W 2

75  - 12v5ah มิ.ย.-67  10 √ LED 2X10W 2

76  - 12v5ah "  10 √ LED 2X10W 2

77  - 12v5ah ก.ย.-67 11 √ LED 2X10W 2

78  - 12v5ah ก.ย.-68  11 √ LED 2X10W 2

79  - 12v5ah ก.ย.-67 11 √ LED 2X10W 2

80  - 12v5ah ก.ย.-68  11 √ LED 2X10W 2

81  - 12v5ah " 11 √ LED 2X10W 2

82  - 12v5ah ก.ย.-67  11 √ LED 2X10W 2

83  - 12v5ah "  11 √ LED 2X10W 2

84  - 12v5ah ก.ย.-67  12 √ LED 2X10W 2

85  - 12v5ah ก.ย.-68  12 √ LED 2X10W 2

86  - 12v5ah ก.ย.-67  12 √ LED 2X10W 2

87  - 12v5ah " 12 √ LED 2X10W 2

Recorded by / จดบันทกึโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หวัหน้าช่าง ) Signature/ลายเซ็น( BM./ผูจ้ัดการอาคาร )

                     นายบ ารงุ      เลขะจติ

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส ่N/A ถา้ไม่มีขอ้มลู

( ** ) Item / รายการที ่( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาท าเครือ่งหมาย  Normal / ปกติ   Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที ่( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของขอ้มลู

                   นายคามนิ   สมสวย

29/12/68

   นายวฒุชิัย     โนนุช

27/12/68 27/12/68

EML-12/04 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-12/02 โถงลฟิทข์นของ 13.36V 2A  √

EML-12/03 ทางเดิน 13.36V 2.03A  √

EML-11/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้11 13.36V 2A  √

EML-12/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร 13.36V 2.03A  √

EML-11/05 ทางเดิน 13V 2A  √

EML-11/06 ทางเดิน 13.36V 2.01A  √

EML-11/03 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-11/04 ทางเดิน 13.21V 2A  √

EML-11/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร 13.36V 2.03A  √

EML-11/02 โถงลฟิทข์นของ 13.46V 2A  √

EML-10/06 ทางเดิน 13.4V 2.01A  √

EML-10/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้10 13V 2A  √

EML-10/04 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-10/05 ทางเดิน 13.36V 2A  √

13.36V 2.02A  √

EML-10/03 ทางเดิน 13.33V 2.01A  √

EML-09/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้9 13.36V 2.03A  √

13.34V 2.03A  √

EML-09/05 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-09/06 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-09/03 ทางเดิน 13V 2A  √

EML-09/04 ทางเดิน 13.46V 2A  √

EML-09/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร 12.4V 2A  √

EML-09/02 โถงลฟิทข์นของ 13.3V 2.01A  √

EML-08/06 ทางเดิน 12.8V 2A  √

EML-08/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้8 13.21V 2A  √

EML-08/04 ทางเดิน 13.3V 2A  √

EML-08/05 ทางเดิน 12.6V 2A  √

EML-08/02 โถงลฟิทข์นของ 13.33V 2.01A  √

EML-08/03 ทางเดิน 13.3V 2A  √

( 7 )

EML-08/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร 13.4V 2.01A 8  √

จ านวน
ช่ัวโมงที่
จ่ายไฟ( ……...Volt ) ( …… Amp ) น า้กล่ัน ( V / Ah )

วันที่เปล่ียน
ล่าสุด

ติดตัง้ที่

ชั้น
ผลการ
ทดสอบ

ชุดดวง
โคม

Condition of

DC. Voltage DC. Amperes Control System Light Bulbs

แรงเคล่ือนไฟฟ้า
กระแสตรง

กระแสไฟฟ้า
กระแสตรง

สภาพชุดควบคุม สภาพชุดหลอดไฟ
ล ำดบั Locationสถานที่

Battery Record / บันทกึค่าแบตเตอรี Operation of 

( 1 ) ( 2 ) ( 6 )

ธนัวาคม/2568 President 2 (Sathorn-Rachapreuk)
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Division Villecon - ENG

Code ENG 019  

Date  25 ก.พ.53

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอรม์การตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจ าเดือน Sheet No. / แผ่นที ่4

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)         Building

Discharge

Distilled Capacity Lastest Hours

Water ขนาด Change

หลอด

ชนิด / ขนาด
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

88  - 12v5ah ก.ย.-68 √ LED 2X10W 2

89  - 12v5ah ก.ย.-67 12 √ LED 2X10W 2

90  - 12v5ah " 12 √ LED 2X10W 2

91  - 12v5ah ก.ย.-67  12A √ LED 2X10W 2

92  - 12v5ah "  12A √ LED 2X10W 2

93  - 12v5ah " 12A √ LED 2X10W 2

94  - 12v5ah "  12A √ LED 2X10W 2

95  - 12v5ah " 12A √ LED 2X10W 2

96  - 12v5ah "  12A √ LED 2X10W 2

97  - 12v5ah "  12A √ LED 2X10W 2

98  - 12v5ah ก.ย.-67  14 √ LED 2X10W 2

99  - 12v5ah ก.ย.-68  14 √ LED 2X10W 2

100  - 12v5ah "  14 √ LED 2X10W 2

101  - 12v5ah ก.ย.-67 14 √ LED 2X10W 2

102  - 12v5ah "  14 √ LED 2X10W 2

103  - 12v5ah ก.ย.-68 14 √ LED 2X10W 2

104  - 12v5ah "  14 √ LED 2X10W 2

105  - 12v5ah ก.ย.-67  15 √ LED 2X10W 2

106  - 12v5ah ก.ย.-67 15 √ LED 2X10W 2

107  - 12v5ah ก.ย.-68 15 √ LED 2X10W 2

108  - 12v5ah " 15 √ LED 2X10W 2

109  - 12v5ah ก.ย.-67  15 √ LED 2X10W 2

110  - 12v5ah ก.ย.-68  15 √ LED 2X10W 2

111  - 12v5ah " 15 √ LED 2X10W 2

112  - 12v5ah ก.ย.-68 16 √ LED 2X10W 2

113  - 12v5ah ก.ย.-67  16 √ LED 2X10W 2

114  - 12v5ah ก.ย.-68 16 √ LED 2X10W 2

115  - 12v5ah ก.ย.-67  16 √ LED 2X10W 2

116  - 12v5ah " 16 √ LED 2X10W 2

117  - 12v5ah "  16 √ LED 2X10W 2

118  - 12v5ah "  16 √ LED 2X10W 2

119  - 12v5ah ก.ย.-67  17 √ LED 2X10W 2

120  - 12v5ah ก.ย.-68  17 √ LED 2X10W 2

121  - 12v5ah ก.ย.-67  17 √ LED 2X10W 2

122  - 12v5ah " 17 √ LED 2X10W 2

Recorded by / จดบันทกึโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หวัหน้าช่าง ) Signature/ลายเซ็น( BM./ผูจ้ัดการอาคาร )

                     นายบ ารงุ      เลขะจติ

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส ่N/A ถา้ไม่มีขอ้มลู

( ** ) Item / รายการที ่( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาท าเครือ่งหมาย  Normal / ปกติ   Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที ่( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของขอ้มลู

                   นายคามนิ   สมสวย    นายวฒุชิัย     โนนุช

27/12/68 27/12/68 29/12/68

EML-17/03 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-17/04 ทางเดิน 13.34V 2.03A  √

EML-17/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร 13.2V 2.01A  √

EML-17/02 โถงลฟิทข์นของ 13.34V 2A  √

EML-16/06 ทางเดิน 13.34V 2A  √

EML-16/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้16 13.3V 2A  √

EML-16/04 ทางเดิน 13.36V 2.01A  √

EML-16/05 ทางเดิน 13.2V 2A  √

EML-16/02 โถงลฟิทข์นของ 13.36V 2A  √

EML-16/03 ทางเดิน 13.4V 2.04A  √

EML-15/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้15 13.36V 2.01A  √

EML-16/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร 13.33V 2A  √

EML-15/05 ทางเดิน 12.7V 2A  √

EML-15/06 ทางเดิน 13.23V 2A  √

EML-15/03 ทางเดิน 13.34V 2A  √

EML-15/04 ทางเดิน 13V 2A  √

EML-15/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร 13.36V 2.01A  √

EML-15/02 โถงลฟิทข์นของ 12.68V 2A  √

EML-14/06 ทางเดิน 13.4V 2A  √

EML-14/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้14 13.36V 2.01A  √

EML-14/04 ทางเดิน 12.67V 2A  √

EML-14/05 ทางเดิน 12.79V 2A  √

EML-14/02 โถงลฟิทข์นของ 13.32V 2.02A  √

EML-14/03 ทางเดิน 13.33V 2A  √

EML-12A/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้12A 13.24V 2.01A  √

EML-14/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร 12.68V 2A  √

EML-12A/05 ทางเดิน 13.34V 2A  √

EML-12A/06 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-12A/03 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-12A/04 ทางเดิน 13.33V 2.01  √

EML-12A/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร 13.36V 2.01A  √

EML-12A/02 โถงลฟิทข์นของ 13.36V 2A  √

EML-12/06 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-12/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้12 13.2V 2.03A  √

( 6 ) ( 7 )

EML-12/05 ทางเดิน 13.33V 2A 12  √

จ านวน
ช่ัวโมงที่
จ่ายไฟ( ……...Volt ) ( …… Amp ) น า้กล่ัน ( V / Ah )

วันที่เปล่ียน
ล่าสุด

ติดตัง้ที่

ชั้น
ผลการ
ทดสอบ

ชุดดวง
โคม

Condition of

DC. Voltage DC. Amperes Control System Light Bulbs

แรงเคล่ือนไฟฟ้า
กระแสตรง

กระแสไฟฟ้า
กระแสตรง

สภาพชุดควบคุม สภาพชุดหลอดไฟล ำดบั Locationสถานที่

Battery Record / บันทกึค่าแบตเตอรี Operation of 

( 1 ) ( 2 )

President2 (Sathorn-Rachapreuk)มถุินายน/2568
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Division Villecon - ENG

Code ENG 019  

Date  25 ก.พ.53

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอรม์การตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจ าเดือน Sheet No. / แผ่นที ่5

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)         Building

Discharge

Distilled Capacity Lastest Hours

Water ขนาด Change

หลอด

ชนิด / ขนาด
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

123  - 12v5ah ก.ย.-68 √ LED 2X10W 2

124  - 12v5ah " 17 √ LED 2X10W 2

125  - 12v5ah " 17 √ LED 2X10W 2

126 EML-18/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร  - 12v5ah ก.ย.-67  18 √ LED 2X10W 2

127 EML-18/02 โถงลฟิทข์นของ  - 12v5ah "  18 √ LED 2X10W 2

128  - 12v5ah " 18 √ LED 2X10W 2

129  - 12v5ah ก.ย.-67  18 √ LED 2X10W 2

130  - 12v5ah " 18 √ LED 2X10W 2

131  - 12v5ah "  18 √ LED 2X10W 2

132  - 12v5ah "  18 √ LED 2X10W 2

133 EML-19/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร  - 12v5ah ก.ย.-67  19 √ LED 2X10W 2

134 EML-19/02 โถงลฟิทข์นของ  - 12v5ah ก.ย.-68  19 √ LED 2X10W 2

135  - 12v5ah "  19 √ LED 2X10W 2

136  - 12v5ah " 19 √ LED 2X10W 2

137  - 12v5ah "  19 √ LED 2X10W 2

138  - 12v5ah " 19 √ LED 2X10W 2

139  - 12v5ah "  19 √ LED 2X10W 2

140 EML-20/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร  - 12v5ah ก.ย.-67  20 √ LED 2X10W 2

141 EML-20/02 โถงลฟิทข์นของ  - 12v5ah " 20 √ LED 2X10W 2

142  - 12v5ah " 20 √ LED 2X10W 2

143  - 12v5ah " 20 √ LED 2X10W 2

144  - 12v5ah "  20 √ LED 2X10W 2

145  - 12v5ah "  20 √ LED 2X10W 2

146  - 12v5ah " 20 √ LED 2X10W 2

147 EML-21/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร  - 12v5ah ก.ย.-67 21 √ LED 2X10W 2

148 EML-21/02 โถงลฟิทข์นของ  - 12v5ah ก.ย.-68  21 √ LED 2X10W 2

149  - 12v5ah " 21 √ LED 2X10W 2

150  - 12v5ah "  21 √ LED 2X10W 2

151  - 12v5ah ก.ย.-67 21 √ LED 2X10W 2

152  - 12v5ah "  21 √ LED 2X10W 2

153  - 12v5ah "  21 √ LED 2X10W 2

154 EML-22/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร  - 12v5ah ก.ย.-67  22 √ LED 2X10W 2

155 EML-22/02 โถงลฟิทข์นของ  - 12v5ah มิ.ย.-67  22 √ LED 2X10W 2

156  - 12v5ah "  22 √ LED 2X10W 2

157  - 12v5ah ก.ย.-67 22 √ LED 2X10W 2

Recorded by / จดบันทกึโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หวัหน้าช่าง ) Signature/ลายเซ็น( BM./ผูจ้ัดการอาคาร )

                     นายบ ารงุ      เลขะจติ

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส ่N/A ถา้ไม่มีขอ้มลู

( ** ) Item / รายการที ่( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาท าเครือ่งหมาย  Normal / ปกติ   Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที ่( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของขอ้มลู

                   นายคามนิ   สมสวย    นายวฒุชิัย     โนนุช

27/12/68 27/12/68 29/12/68

EML-22/03 ทางเดิน 13.2V 2A  √

EML-22/04 ทางเดิน 13.36V 2.01A  √

13.36V 2A  √

13.21V 2A  √

EML-21/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้21 13.36V 2A  √

  

EML-21/05 ทางเดิน 13.36V 2.02A  √

EML-21/06 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-21/03 ทางเดิน 13.41V 2A  √

EML-21/04 ทางเดิน 13.32V 2A  √

13.36V 2A  √

13.3V 2A  √

EML-20/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้20 13.36V 2A  √

  

EML-20/05 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-20/06 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-20/03 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-20/04 ทางเดิน 13.36V 2.01A  √

13.36V 2.03A  √

13.36V 2A  √

EML-19/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้19 13.2V 2A  √

  

EML-19/05 ทางเดิน 13.45V 2.03A  √

EML-19/06 ทางเดิน 13.12V 2A  √

EML-19/03 ทางเดิน 13.32V 2A  √

EML-19/04 ทางเดิน 13.34V 2A  √

 

13.36V 2A  √

13.3V 2A  √

EML-18/06 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-18/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้18 13.36V 2A  √

EML-18/04 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-18/05 ทางเดิน 13.36V 2.03A  √

13.36V 2A  √

EML-18/03 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-17/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้17 13.34V 2.03A  √

13.36V 2.01A  √

EML-17/05 ทางเดิน 13.2V 2A 17  √

EML-17/06 ทางเดิน 13.2V 2A  √

ผลการ
ทดสอบ

ชุดดวง
โคม

( 1 ) ( 2 ) ( 6 ) ( 7 )

กระแสไฟฟ้า
กระแสตรง

สภาพชุดควบคุม สภาพชุดหลอดไฟ จ านวน
ช่ัวโมงที่
จ่ายไฟ

( ……...Volt ) ( …… Amp ) น า้กล่ัน ( V / Ah )
วันที่เปล่ียน

ล่าสุด

ติดตัง้ที่

ชั้น

ล ำดบั Locationสถานที่

Battery Record / บันทกึค่าแบตเตอรี Operation of Condition of

DC. Voltage DC. Amperes Control System Light Bulbs
แรงเคล่ือนไฟฟ้า

กระแสตรง

President 2 (Sathorn-Rachapreuk)ธนัวาคม/2568
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Division Villecon - ENG

Code ENG 019  

Date  25 ก.พ.53

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอรม์การตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจ าเดือน Sheet No. / แผ่นที ่6

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)         Building

Discharge

Distilled Capacity Lastest Hours

Water ขนาด Change

หลอด

ชนิด / ขนาด
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

158  - 12v5ah ก.ย.-68 √ LED 2X10W 2

159  - 12v5ah " 22 √ LED 2X10W 2

160  - 12v5ah ก.ย.-67 22 √ LED 2X10W 2

161 EML-23/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร  - 12v5ah ก.ย.-67  23 √ LED 2X10W 2

162 EML-23/02 โถงลฟิทข์นของ  - 12v5ah ก.ย.-68  23 √ LED 2X10W 2

163  - 12v5ah " 23 √ LED 2X10W 2

164  - 12v5ah "  23 √ LED 2X10W 2

165  - 12v5ah " 23 √ LED 2X10W 2

166  - 12v5ah "  23 √ LED 2X10W 2

167  - 12v5ah "  23 √ LED 2X10W 2

168 EML-24/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร  - 12v5ah ก.ย.-67  24 √ LED 2X10W 2

169 EML-24/02 โถงลฟิทข์นของ  - 12v5ah ก.ย.-68  24 √ LED 2X10W 2

170  - 12v5ah "  24 √ LED 2X10W 2

171  - 12v5ah " 24 √ LED 2X10W 2

172  - 12v5ah "  24 √ LED 2X10W 2

173  - 12v5ah " 24 √ LED 2X10W 2

174  - 12v5ah "  24 √ LED 2X10W 2

175 EML-25/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร  - 12v5ah ก.ย.-67  25 √ LED 2X10W 2

176 EML-25/02 โถงลฟิทข์นของ  - 12v5ah ก.ย.-68 25 √ LED 2X10W 2

177  - 12v5ah " 25 √ LED 2X10W 2

178  - 12v5ah " 25 √ LED 2X10W 2

179  - 12v5ah "  25 √ LED 2X10W 2

180  - 12v5ah "  25 √ LED 2X10W 2

181  - 12v5ah ก.ย.-67 25 √ LED 2X10W 2

182 EML-26/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร  - 12v5ah ก.ย.-67 26 √ LED 2X10W 2

183 EML-26/02 โถงลฟิทข์นของ  - 12v5ah ก.ย.-68  26 √ LED 2X10W 2

184  - 12v5ah " 26 √ LED 2X10W 2

185  - 12v5ah "  26 √ LED 2X10W 2

186  - 12v5ah " 26 √ LED 2X10W 2

187  - 12v5ah "  26 √ LED 2X10W 2

188  - 12v5ah ก.ย.-67  26 √ LED 2X10W 2

189 EML-27/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร  - 12v5ah ก.ย.-67  27 √ LED 2X10W 2

190 EML-27/02 โถงลฟิทข์นของ  - 12v5ah ก.ย.-68  27 √ LED 2X10W 2

191  - 12v5ah "  27 √ LED 2X10W 2

192  - 12v5ah " 27 √ LED 2X10W 2

Recorded by / จดบันทกึโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หวัหน้าช่าง ) Signature/ลายเซ็น( BM./ผูจ้ัดการอาคาร )

                     นายบ ารงุ      เลขะจติ

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส ่N/A ถา้ไม่มีขอ้มลู

( ** ) Item / รายการที ่( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาท าเครือ่งหมาย  Normal / ปกติ   Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที ่( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของขอ้มลู

                   นายคามนิ   สมสวย    นายวฒุชิัย     โนนุช

27/12/68 27/12/68 29/12/68

EML-27/04 ทางเดิน 13.36V 2A  √

13.2V 2A  √

EML-27/03 ทางเดิน 13.36V 2.01A  √

EML-26/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้26 13.36V 2A  √

13.36V 2A  √

EML-26/05 ทางเดิน 13V 2A  √

EML-26/06 ทางเดิน 13V 2.01A  √

EML-26/03 ทางเดิน 13.34V 2.01A  √

EML-26/04 ทางเดิน 13.32V 2A  √

13.36V 2A  √

13.2V 2A  √

EML-25/06 ทางเดิน 13V 2A  √

EML-25/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้25 13.36V 2A  √

EML-25/04 ทางเดิน 13.36V 2.02A  √

EML-25/05 ทางเดิน 13.28V 2.01A  √

13.21V 2A  √

EML-25/03 ทางเดิน 13.24V 2A  √

EML-24/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้24 13.23V 2A  √

13.36V 2.01A  √

EML-24/05 ทางเดิน 13.4V 2.03A  √

EML-24/06 ทางเดิน 13.21V 2A  √

EML-24/03 ทางเดิน 13V 2.01A  √

EML-24/04 ทางเดิน 13.12V 2A  √

13.36V 2A  √

13.24V 2A  √

EML-23/06 ทางเดิน 13.33V 2A  √

EML-23/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้23 13.32V 2A  √

EML-23/04 ทางเดิน 13V 2A  √

EML-23/05 ทางเดิน 13.33V 2.01A  √

13.24V 2A  √

EML-23/03 ทางเดิน 13.36V 2.02A  √

EML-22/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้22 13.36V 2A  √

13.36V 2A  √

EML-22/05 ทางเดิน 13.33V 2.01A 22  √

EML-22/06 ทางเดิน 13V 2.01A  √

ผลการ
ทดสอบ

ชุดดวง
โคม

( 1 ) ( 2 ) ( 6 ) ( 7 )

กระแสไฟฟ้า
กระแสตรง

สภาพชุดควบคุม สภาพชุดหลอดไฟ จ านวน
ช่ัวโมงที่
จ่ายไฟ( ……...Volt ) ( …… Amp ) น า้กล่ัน ( V / Ah )

วันที่เปล่ียน
ล่าสุด

ติดตัง้ที่

ชั้น

ล ำดบั Locationสถานที่

Battery Record / บันทกึค่าแบตเตอรี Operation of Condition of

DC. Voltage DC. Amperes Control System Light Bulbs

แรงเคล่ือนไฟฟ้า
กระแสตรง

President2 (Sathorn-Rachapreuk)มถุินายน/2568

6 of 10



Division Villecon - ENG

Code ENG 019  

Date  25 ก.พ.53

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอรม์การตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจ าเดือน Sheet No. / แผ่นที ่7

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)         Building

Discharge

Distilled Capacity Lastest Hours

Water ขนาด Change

หลอด

ชนิด / ขนาด
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

193  - 12v5ah ก.ย.-67 √ LED 2X10W 2

193  - 12v5ah ก.ย.-68 27 √ LED 2X10W 2

195  - 12v5ah " 27 √ LED 2X10W 2

196 EML-28/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร  - 12v5ah ก.ย.-67  28 √ LED 2X10W 2

197 EML-28/02 โถงลฟิทข์นของ  - 12v5ah ก.ย.-68  28 √ LED 2X10W 2

198  - 12v5ah " 28 √ LED 2X10W 2

199  - 12v5ah "  28 √ LED 2X10W 2

200  - 12v5ah " 28 √ LED 2X10W 2

201  - 12v5ah "  28 √ LED 2X10W 2

202  - 12v5ah "  28 √ LED 2X10W 2

203 EML-29/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร  - 12v5ah ก.ย.-67  29 √ LED 2X10W 2

204 EML-29/02 โถงลฟิทข์นของ  - 12v5ah ก.ย.-68  29 √ LED 2X10W 2

205  - 12v5ah "  29 √ LED 2X10W 2

206  - 12v5ah " 29 √ LED 2X10W 2

207  - 12v5ah "  29 √ LED 2X10W 2

208  - 12v5ah " 29 √ LED 2X10W 2

209  - 12v5ah "  29 √ LED 2X10W 2

210 EML-30/01 โถงลฟิทโ์ดยสาร  - 12v5ah ก.ย.-67  30 √ LED 2X10W 2

211 EML-30/02 โถงลฟิทข์นของ  - 12v5ah " 30 √ LED 2X10W 2

212  - 12v5ah " 30 √ LED 2X10W 2

213  - 12v5ah " 30 √ LED 2X10W 2

214  - 12v5ah "  30 √ LED 2X10W 2

215  - 12v5ah "  30 √ LED 2X10W 2

216  - 12v5ah " 30 √ LED 2X10W 2

217 EML-31/01 หอ้งบูส้เตอรป้ั์ม  - 12v5ah ก.ย.-67 √ LED 2X10W 2

218 EML-31/02 หอ้งเครือ่งลฟิท์  - 12v5ah ก.ย.-68 √ LED 2X10W 2

219  - 12v5ah ก.ย.-67 1 √ LED 2X10W 2

220  - 12v5ah "  1 √ LED 2X10W 2

221  - 12v5ah " 1 √ LED 2X10W 2

222  - 12v5ah "  2 √ LED 2X10W 2

223  - 12v5ah "  3 √ LED 2X10W 2

224  - 12v5ah " 4 √ LED 2X10W 2

225  - 12v5ah "  5 √ LED 2X10W 2

226  - 12v5ah "  6 √ LED 2X10W 2

227  - 12v5ah "  7 √ LED 2X10W 2

228  - 12v5ah " 8 √ LED 2X10W 2

Recorded by / จดบันทกึโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หวัหน้าช่าง ) Signature/ลายเซ็น( BM./ผูจ้ัดการอาคาร )

                     นายบ ารงุ      เลขะจติ

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส ่N/A ถา้ไม่มีขอ้มลู

( ** ) Item / รายการที ่( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาท าเครือ่งหมาย  Normal / ปกติ   Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที ่( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของขอ้มลู

                   นายคามนิ   สมสวย    นายวฒุชิัย     โนนุช

27/12/68 27/12/68 29/12/68

EML-ST1-07 13.36V 2A  √

EML-ST1-08 13.36V 2.03A  √

EML-ST1-05 13.26V 2A  √

EML-ST1-06 13.31V 2A  √

EML-ST1-03 13.36V 2A  √

EML-ST1-04 13.2V 2.01A  √

EML-ST1-01/3 13.36V 2A  √

EML-ST1-02 13.36V 2A  √

EML-ST1-01/1 13.36V 2.01A  √

EML-ST1-01/2 13.36V 2A  √

13.36V 2.01A Roof  √

13.32V 2A Roof  √

EML-30/06 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-30/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้30 13.41V 2A  √

EML-30/04 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-30/05 ทางเดิน 13.36V 2A  √

13.36V 2A  √

EML-30/03 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-29/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้29 13.32V 2A  √

13.36V 2A  √

EML-29/05 ทางเดิน 13.21V 2A  √

EML-29/06 ทางเดิน 13.32V 2.01A  √

EML-29/03 ทางเดิน 13.36V 2A  √

EML-29/04 ทางเดิน 13.36V 2.01A  √

13.36V 2A  √

13.3V 2A  √

EML-28/06 ทางเดิน 13V 2.03A  √

EML-28/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้28 13.33V 2.01A  √

EML-28/04 ทางเดิน 13.33V 2A  √

EML-28/05 ทางเดิน 13.26V 2.03A  √

13.31V 2A  √

EML-28/03 ทางเดิน 13.34V 2A  √

EML-27/07 หอ้งไฟฟ้าชัน้27 13.32V 2A  √

13,36V 2A  √

EML-27/05 ทางเดิน 13.36V 2.01A 27  √

EML-27/06 ทางเดิน 13.21V 2A  √

จ านวน
ช่ัวโมงที่
จ่ายไฟ( ……...Volt ) ( …… Amp ) น า้กล่ัน ( V / Ah )

วันที่เปล่ียน
ล่าสุด

ติดตัง้ที่

ชั้น
ผลการ
ทดสอบ

ชุดดวง
โคม

Condition of

DC. Voltage DC. Amperes Control System Light Bulbs

แรงเคล่ือนไฟฟ้า
กระแสตรง

กระแสไฟฟ้า
กระแสตรง

สภาพชุดควบคุม สภาพชุดหลอดไฟ
ล ำดบั Locationสถานที่

Battery Record / บันทกึค่าแบตเตอรี Operation of 

( 1 ) ( 2 ) ( 6 ) ( 7 )

President2 (Sathorn-Rachapreuk)ธนัวาคม/2568
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Division Villecon - ENG

Code ENG 019  

Date  25 ก.พ.53

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอรม์การตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจ าเดือน Sheet No. / แผ่นที ่8

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)         Building

Discharge

Distilled Capacity Lastest Hours

Water ขนาด Change

หลอด

ชนิด / ขนาด
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

229  - 12v5ah ก.ย.-68 √ LED 2X10W 2

230  - 12v5ah " 10 √ LED 2X10W 2

231  - 12v5ah " 11 √ LED 2X10W 2

232  - 12v5ah " 12 √ LED 2X10W 2

233  - 12v5ah "  13 √ LED 2X10W 2

234  - 12v5ah "  14 √ LED 2X10W 2

235  - 12v5ah ก.ย.-67 15 √ LED 2X10W 2

236  - 12v5ah "  16 √ LED 2X10W 2

237  - 12v5ah ก.ย.-68 17 √ LED 2X10W 2

238  - 12v5ah "  18 √ LED 2X10W 2

239  - 12v5ah "  19 √ LED 2X10W 2

240  - 12v5ah " 20 √ LED 2X10W 2

241  - 12v5ah "  21 √ LED 2X10W 2

242  - 12v5ah "  22 √ LED 2X10W 2

243  - 12v5ah "  23 √ LED 2X10W 2

244  - 12v5ah " 24 √ LED 2X10W 2

245  - 12v5ah "  25 √ LED 2X10W 2

246  - 12v5ah " 26 √ LED 2X10W 2

247  - 12v5ah "  27 √ LED 2X10W 2

248  - 12v5ah " 28 √ LED 2X10W 2

249  - 12v5ah "  29 √ LED 2X10W 2

250  - 12v5ah " 30 √ LED 2X10W 2

251  - 12v5ah " Roof √ LED 2X10W 2

252 EML-FST1-01  - 12v5ah ก.ย.-68 1 √ LED 2X10W 2

253 EML-FST1-02  - 12v5ah "  2 √ LED 2X10W 2

254  - 12v5ah "  3 √ LED 2X10W 2

255  - 12v5ah " 4 √ LED 2X10W 2

256  - 12v5ah " 5 √ LED 2X10W 2

257  - 12v5ah " √ LED 2X10W 2

258  - 12v5ah ก.ย.-67 √ LED 2X10W 2

259  - 12v5ah ก.ย.-68 8 √ LED 2X10W 2

260  - 12v5ah " 9 √ LED 2X10W 2

261  - 12v5ah "  10 √ LED 2X10W 2

262  - 12v5ah " 11 √ LED 2X10W 2

263  - 12v5ah ก.ย.-67  12 √ LED 2X10W 2

264  - 12v5ah "  13 √ LED 2X10W 2

265  - 12v5ah " 14 √ LED 2X10W 2

266  - 12v5ah "  15 √ LED 2X10W 2

267  - 12v5ah "  16 √ LED 2X10W 2

268  - 12v5ah "  17 √ LED 2X10W 2

269  - 12v5ah " 18 √ LED 2X10W 2

Recorded by / จดบันทกึโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หวัหน้าช่าง ) Signature/ลายเซ็น( BM./ผูจ้ัดการอาคาร )

                     นายบ ารงุ      เลขะจติ

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส ่N/A ถา้ไม่มีขอ้มลู

( ** ) Item / รายการที ่( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาท าเครือ่งหมาย  Normal / ปกติ   Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที ่( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของขอ้มลู

                   นายคามนิ   สมสวย    นายวฒุชิัย     โนนุช

27/12/68 27/12/68 29/12/68

EML-FST1-18 13.36V

EML-FST1-17 13.31V 2A  √

2A  √

EML-FST1-15 13.33V 2A  √

EML-FST1-16 13.36V 2.01A  √

EML-FST1-13 13V 2A  √

EML-FST1-14 13.31V 2A  √

EML-FST1-11 13.36V 2A  √

EML-FST1-12 13.36V 2A  √

EML-FST1-09 13.33V 2A  √

EML-FST1-10 13.36V 2A  √

EML-FST1-07 13.36V 2.01A 7  √

EML-FST1-08 13,24V 2A  √

EML-FST1-05 13.22V 2A  √

EML-FST1-06 13.36V 2A 6  √

EML-FST1-03 13V 2A  √

EML-FST1-04 13.23V 2.02A  √

13.26V 2A  √

13.31V 2A  √

EML-ST1-31 13.36V 2A  √

  

EML-ST1-29 13.34V 2.03A  √

EML-ST1-30 13.36V 2A  √

EML-ST1-27 13.26V 2A  √

EML-ST1-28 13.4V 2.01A  √

EML-ST1-25 13.36V 2A  √

EML-ST1-26 13.34V 2A  √

EML-ST1-23 13.21V 2A  √

EML-ST1-24 13.34V 2A  √

EML-ST1-21 13.31V 2A  √

EML-ST1-22 13.36V 2A  ×

EML-ST1-19 13.34V 2.03A  √

EML-ST1-20 13.36V 2.03A  √

EML-ST1-17 13.21V 2A  √

EML-ST1-18 13.32V 2A  √

EML-ST1-15 13.36V 2A  √

EML-ST1-16 13.36V 2.01A  √

EML-ST1-13 13.36V 2A  √

EML-ST1-14 13.4V 2A  √

EML-ST1-11 13.31V 2A  √

EML-ST1-12 13.31V 2.02A  √

EML-ST1-09 13.4V 2A 9  √

EML-ST1-10 13.36V 2A  √

จ านวน
ช่ัวโมงที่
จ่ายไฟ( ……...Volt ) ( …… Amp ) น า้กล่ัน ( V / Ah )

วันที่เปล่ียน
ล่าสุด

ติดตัง้ที่

ชั้น
ผลการ
ทดสอบ

ชุดดวง
โคม

Condition of

DC. Voltage DC. Amperes Control System Light Bulbs

แรงเคล่ือนไฟฟ้า
กระแสตรง

กระแสไฟฟ้า
กระแสตรง

สภาพชุดควบคุม สภาพชุดหลอดไฟ
ล ำดบั Locationสถานที่

Battery Record / บันทกึค่าแบตเตอรี Operation of 

( 1 ) ( 2 ) ( 6 ) ( 7 )

President2 (Sathorn-Rachapreuk)ธนัวาคม/2568
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Division Villecon - ENG

Code ENG 019  

Date  25 ก.พ.53

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอรม์การตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจ าเดือน Sheet No. / แผ่นที ่9

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)         Building

Discharge

Distilled Capacity Lastest Hours

Water ขนาด Change

หลอด

ชนิด / ขนาด
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

270  - 12v5ah ก.ย.-67 √ LED 2X10W 2

271  - 12v5ah " 20 √ LED 2X10W 2

272  - 12v5ah " 21 √ LED 2X10W 2

273  - 12v5ah " 22 √ LED 2X10W 2

274  - 12v5ah "  23 √ LED 2X10W 2

275  - 12v5ah "  24 √ LED 2X10W 2

276  - 12v5ah " 25 √ LED 2X10W 2

277  - 12v5ah "  26 √ LED 2X10W 2

278  - 12v5ah " 27 √ LED 2X10W 2

279  - 12v5ah "  28 √ LED 2X10W 2

280  - 12v5ah "  29 √ LED 2X10W 2

281  - 12v5ah " 30 √ LED 2X10W 2

282  - 12v5ah " √ LED 2X10W 2

283  - 12v5ah "  1 √ LED 2X10W 2

284  - 12v5ah "  2 √ LED 2X10W 2

285  - 12v5ah " 3 √ LED 2X10W 2

286  - 12v5ah "  4 √ LED 2X10W 2

287  - 12v5ah " 5 √ LED 2X10W 2

288  - 12v5ah "  6 √ LED 2X10W 2

289  - 12v5ah " 7 √ LED 2X10W 2

290  - 12v5ah "  8 √ LED 2X10W 2

291  - 12v5ah " 9 √ LED 2X10W 2

292  - 12v5ah " 10 √ LED 2X10W 2

293  - 12v5ah " 11 √ LED 2X10W 2

294  - 12v5ah ก.ย.-67 12 √ LED 2X10W 2

295  - 12v5ah "  13 √ LED 2X10W 2

296  - 12v5ah "  14 √ LED 2X10W 2

297  - 12v5ah " 15 √ LED 2X10W 2

298  - 12v5ah " 16 √ LED 2X10W 2

299  - 12v5ah " √ LED 2X10W 2

300  - 12v5ah " √ LED 2X10W 2

301  - 12v5ah " 19 √ LED 2X10W 2

302  - 12v5ah " 20 √ LED 2X10W 2

303  - 12v5ah "  21 √ LED 2X10W 2

304  - 12v5ah " 22 √ LED 2X10W 2

305  - 12v5ah "  23 √ LED 2X10W 2

306  - 12v5ah "  24 √ LED 2X10W 2

307  - 12v5ah " 25 √ LED 2X10W 2

308  - 12v5ah "  26 √ LED 2X10W 2

309  - 12v5ah "  27 √ LED 2X10W 2

310  - 12v5ah "  28 √ LED 2X10W 2

311  - 12v5ah " 29 √ LED 2X10W 2

Recorded by / จดบันทกึโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หวัหน้าช่าง ) Signature/ลายเซ็น( BM./ผูจ้ัดการอาคาร )

                     นายบ ารงุ      เลขะจติ

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส ่N/A ถา้ไม่มีขอ้มลู

( ** ) Item / รายการที ่( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาท าเครือ่งหมาย  Normal / ปกติ   Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที ่( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของขอ้มลู

                   นายคามนิ   สมสวย    นายวฒุชิัย     โนนุช

27/12/68 27/12/68 29/12/68

EML-FST2-29 13.36V 2A  √

EML-FST2-27 13.3V 2A  √

EML-FST2-28 13.36V 2A  √

EML-FST2-25 13.25V 2A  √

EML-FST2-26 13V 2A  √

EML-FST2-23 13.3V 2A  √

EML-FST2-24 13.21V 2A  √

EML-FST2-21 13.32V 2.01A  √

EML-FST2-22 13.28V 2A  √

EML-FST2-19 13.36V 2A  √

EML-FST2-20 13.24V 2A  √

EML-FST2-17 13.34V 2A 17  √

EML-FST2-18 13.36V 2A 18  √

EML-FST2-15 13.21V 1.97A  √

EML-FST2-16 13.26V 2A  √

EML-FST2-13 13.36V 2A  √

EML-FST2-14 13V 2A  √

EML-FST2-11 13V 2A  √

EML-FST2-12 11.8V 2.01A  √

EML-FST2-09 13.26V 2.01A  √

EML-FST2-10 13.34V 2A  √

EML-FST2-07 13.34V 2A  √

EML-FST2-08 13.3V 1.98A  √

EML-FST2-05 13.31V 2A  √

EML-FST2-06 13.36V 2A  √

EML-FST2-03 13.21V 2A  √

EML-FST2-04 13.36V 2.03A  √

EML-FST2-01 13.33V 2A  √

EML-FST2-02 13.36V 2A  √

EML-FST1-31 13.34V 2A Roof  √

   

EML-FST1-29 13.36V 2A  √

EML-FST1-30 13.36V 2A  √

EML-FST1-27 13.3V 2.01A  √

EML-FST1-28 13.33V 2A  √

EML-FST1-25 13.18V 2A  √

EML-FST1-26 13.32V 2A  √

EML-FST1-23 13.26V 2A  √

EML-FST1-24 12.48V 2A  √

EML-FST1-21 13.36V 2A  √

EML-FST1-22 13.34V 2.02A  √

EML-FST1-19 13.36V 2A 19  √

EML-FST1-20 13.32V 2A  √

จ านวน
ช่ัวโมงที่
จ่ายไฟ( ……...Volt ) ( …… Amp ) น า้กล่ัน ( V / Ah )

วันที่เปล่ียน
ล่าสุด

ติดตัง้ที่

ชั้น
ผลการ
ทดสอบ

ชุดดวง
โคม

Condition of

DC. Voltage DC. Amperes Control System Light Bulbs

แรงเคล่ือนไฟฟ้า
กระแสตรง

กระแสไฟฟ้า
กระแสตรง

สภาพชุดควบคุม สภาพชุดหลอดไฟ
ล ำดบั Locationสถานที่

Battery Record / บันทกึค่าแบตเตอรี Operation of 

( 1 ) ( 2 ) ( 6 ) ( 7 )

President2 (Sathorn-Rachapreuk)ธนัวาคม/2568
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Division Villecon - ENG

Code ENG 019  

Date  25 ก.พ.53

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอรม์การตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจ าเดือน Sheet No. / แผ่นที ่10

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)         Building

Discharge

Distilled Capacity Lastest Hours

Water ขนาด Change

หลอด

ชนิด / ขนาด
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

312  - 12v5ah ก.ย.-68 √ LED 2X10W 2

313  - 12v5ah " Roof √ LED 2X10W 2

314  - 12v5ah ก.ย.-67 1 √ LED 2X10W 2

315  - 12v5ah ก.ย.-68 2 √ LED 2X10W 2

316  - 12v5ah "  3 √ LED 2X10W 2

317  - 12v5ah "  4 √ LED 2X10W 2

318  - 12v5ah " 5 √ LED 2X10W 2

319  - 12v5ah "  6 √ LED 2X10W 2

320  - 12v5ah " 7 √ LED 2X10W 2

321  - 12v5ah "  8 √ LED 2X10W 2

322  - 12v5ah "  9 √ LED 2X10W 2

323  - 12v5ah " 10 √ LED 2X10W 2

324  - 12v5ah " √ LED 2X10W 2

325  - 12v5ah ก.ย.-67 12 √ LED 2X10W 2

326  - 12v5ah ก.ย.-68  13 √ LED 2X10W 2

327  - 12v5ah ก.ย.-67  14 √ LED 2X10W 2

328  - 12v5ah ก.ย.-68 15 √ LED 2X10W 2

329  - 12v5ah "  16 √ LED 2X10W 2

330  - 12v5ah " 17 √ LED 2X10W 2

331  - 12v5ah "  18 √ LED 2X10W 2

332  - 12v5ah " 19 √ LED 2X10W 2

333  - 12v5ah "  20 √ LED 2X10W 2

334  - 12v5ah " 21 √ LED 2X10W 2

335  - 12v5ah " 22 √ LED 2X10W 2

336  - 12v5ah " 23 √ LED 2X10W 2

337  - 12v5ah " 24 √ LED 2X10W 2

338  - 12v5ah "  25 √ LED 2X10W 2

339  - 12v5ah "  26 √ LED 2X10W 2

340  - 12v5ah ก.ย.-67 27 √ LED 2X10W 2

341  - 12v5ah ก.ย.-68 28 √ LED 2X10W 2

342  - 12v5ah " √ LED 2X10W 2

343  - 12v5ah " √ LED 2X10W 2

344  - 12v5ah " Roof √ LED 2X10W 2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ : ปลดออกบางต าแหน่งเพื่อให้สะดวกต่อการซอ่มแซมผนังทีไ่ด้รับผลกระทบจากแผน่ดินไหวเม่ือ 28 มีนาคม 2568
                  

Recorded by / จดบันทกึโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หวัหน้าช่าง ) Signature/ลายเซ็น( BM./ผูจ้ัดการอาคาร )

                     นายบ ารงุ      เลขะจติ

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส ่N/A ถา้ไม่มีขอ้มลู

( ** ) Item / รายการที ่( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาท าเครือ่งหมาย  Normal / ปกติ   Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที ่( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของขอ้มลู

                   นายคามนิ   สมสวย

27/12/68

   นายวฒุชิัย     โนนุช

27/12/68 29/12/68

EML-FST3-30 13.36V 2A

EML-FST3-31 13.34V 2A  √

EML-FST3-29 13.36V 2A 29  √

30  √

EML-FST3-27 13.26V 2A  √

EML-FST3-28 13.1V 2.A  √

EML-FST3-25 13.36V 2A  √

EML-FST3-26 13.28V 2A  √

EML-FST3-23 13.3V 2A  √

EML-FST3-24 13.3V 2A  √

EML-FST3-21 13.28V 2A  √

EML-FST3-22 13.31V 2A  √

EML-FST3-19 13.36V 2.03A  √

EML-FST3-20 13.36V 2.03A  √

EML-FST3-17 13.31V 2A  √

EML-FST3-18 13.3V 2A  √

EML-FST3-15 13.36V 2A  √

EML-FST3-16 13.36V 2A  √

EML-FST3-13 13.1V 2A  √

EML-FST3-14 12.54V 2A  √

EML-FST3-11 13.36V 2A 11  √

EML-FST3-12 13.34V 2.01A  √

EML-FST3-09 13.36V 2.01A  √

EML-FST3-10 13.36V 2A  √

EML-FST3-07 13.3V 2A  √

EML-FST3-08 13.34V 2.03A  √

EML-FST3-05 13.36V 2A  √

EML-FST3-06 13.31V 2A  √

EML-FST3-03 13.3V 2A  √

EML-FST3-04 13.36V 2.01A  √

EML-FST3-01 13.36V 2.01A  √

EML-FST3-02 13.21V 2A  √

EML-FST2-31 13.34V 2A  √

  

( 6 ) ( 7 )

EML-FST2-30 13.36V 2.03A 30  √

จ านวน
ช่ัวโมงที่
จ่ายไฟ( ……...Volt ) ( …… Amp ) น า้กล่ัน ( V / Ah )

วันที่เปล่ียน
ล่าสุด

ติดตัง้ที่

ชั้น
ผลการ
ทดสอบ

ชุดดวง
โคม

Condition of

DC. Voltage DC. Amperes Control System Light Bulbs

แรงเคล่ือนไฟฟ้า
กระแสตรง

กระแสไฟฟ้า
กระแสตรง

สภาพชุดควบคุม สภาพชุดหลอดไฟ
ล ำดบั Locationสถานที่

Battery Record / บันทกึค่าแบตเตอรี Operation of 

( 1 ) ( 2 )

President2 (Sathorn-Rachapreuk)ธนัวาคม/2568
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Division Villecon - ENG

Code ENG 019  

Date  25 ก.พ.53

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอรม์การตรวจป้ายหนีไฟประจ าเดือน Sheet No. / แผ่นที ่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)         Building

Discharge

Capacity Lastest Hours

ขนาด Change

หลอด

ชนิด / ขนาด
( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

1 3.6V2100mAh มิ.ย.-65 √ LED Strip 4.5v10w 3

2 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

3 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

4 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

5 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

6 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

7 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

8 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

9 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

10 EXL-01/10 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

11 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

12 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

13 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

14 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

15 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

16 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

17 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

18 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

19 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

20 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

21 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

22 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

23 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

24 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

25 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

26 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

27 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

28 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

Suggestion / ข้อเสนอแนะ
                  ……………........................................................................................................................................................................……………………….

       ……………........................................................................................................................................................................………………………………

Recorded by / จดบันทกึโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หวัหน้าช่าง ) Signature/ลายเซ็น( BM./ผูจ้ัดการอาคาร )

                   นายคามนิ    สมสวย                      นายบ ารงุ      เลขะจติ    นายวฒุชิัย     โนนุช

Date/วนัที ่27/12/68 Date/วนัที ่ 27/12/68 Date/วนัที ่  29/12/68

Time/เวลา 17:00 Time/เวลา   18:00 Time/เวลา  10:00

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส ่N/A ถา้ไม่มีขอ้มลู

( ** ) Item / รายการที ่( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาท าเครือ่งหมาย  Normal / ปกติ   Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที ่( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของขอ้มลู

EXL-05/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 5 √

EXL-05/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 5 3.6V 1A 5 √

EXL-04/01 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 4M √

EXL-04/02 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 4M √

EXL-04/05 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 4B √

EXL-04/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 4B √

EXL-04/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 4B √

EXL-04/01 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 4A √

EXL-04/02 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 4A √

EXL-03/05 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 3B √

EXL-03/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 3B √

EXL-03/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 3B √

EXL-03/01 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 3A √

EXL-03/02 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 3A √

EXL-02/03 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 2B √

EXL-02/04 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 2B √

EXL-02/01 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 2A √

EXL-02/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 2B √

3.6V 1A 1 √

EXL-01/08 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 1 √

EXL-01/9 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 1 √

EXL-01/06 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 1 √

EXL-01/07 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 1 √

จ านวน
ช่ัวโมงที่
จ่ายไฟ( ……...Volt ) ( …… Amp ) ( V / Ah )

วันที่เปล่ียน
ล่าสุด

ติดตัง้ที่

ชั้น
ผลการ
ทดสอบ

EXL-01/04 ประตทูางออกโถงลฟิทข์นของ 3.6V 1A 1 √

EXL-01/05 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 1 √

EXL-01/02 ประตขูา้ง 3.6V 1A 1 √

EXL-01/03 ประตทูางออกโถงลฟิทโ์ดยสาร 3.6V 1A 1 √

ล าดบั Location/สถานที่

Battery Record / บันทกึค่าแบตเตอรี Operation of Condition of

DC. Voltage DC. Amperes Control System Light Bulbs

แรงเคล่ือนไฟฟ้า
กระแสตรง

ชุดดวง
โคม

( 1 ) ( 2 ) ( 6 ) ( 7 )

EXL-01/01 ประตหูนา้ 3.6V 1A 1 √

กระแสไฟฟ้า
กระแสตรง

สภาพชุดควบคุม สภาพชุดหลอดไฟ

President 2 (Sathorn-Rachapreuk)ธนัวาคม/2568
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Division Villecon - ENG

Code ENG 019  

Date  25 ก.พ.53

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอรม์การตรวจป้ายหนีไฟประจ าเดือน Sheet No. / แผ่นที ่2

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)         Building

Discharge

Capacity Lastest Hours

ขนาด Change

หลอด

ชนิด / ขนาด
( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

29 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

30 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

31 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

32 3.6V2100mAh ส.ค.-68 x LED Strip 4.5v10w 3

33 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

34 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

35 3.6V2100mAh " x LED Strip 4.5v10w 3

36 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

37 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

38 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

39 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

40 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

41 3.6V2100mAh ส.ค.-68 x LED Strip 4.5v10w 3

42 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

43 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

44 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

45 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

46 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

47 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

48 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

45 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

46 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

47 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

48 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

49 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

50 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

51 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

52 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

53 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

54 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

55 3.6V2100mAh " x LED Strip 4.5v10w 3

56 3.6V2100mAh " x LED Strip 4.5v10w 3

Suggestion / ข้อเสนอแนะ
                  ……………........................................................................................................................................................................……………………….

       ……………........................................................................................................................................................................………………………………

Recorded by / จดบันทกึโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หวัหน้าช่าง )Signature/ลายเซ็น( BM./ผูจ้ัดการอาคาร )

                   นายคามนิ    สมสวย                      นายบ ารงุ      เลขะจติ    นายวฒุชิัย     โนนุช

Date/วนัที ่27/12/68 Date/วนัที ่ 27/12/68 Date/วนัที ่  29/12/68

Time/เวลา 17:00 Time/เวลา   18:00 Time/เวลา  10:00

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส ่N/A ถา้ไม่มีขอ้มลู

( ** ) Item / รายการที ่( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาท าเครือ่งหมาย  Normal / ปกติ   Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที ่( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของขอ้มลู

EXL-10/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 10 √

EXL-10/04 บนัไดหนีไฟ FST1*** 3.6V 1A 10 √

EXL-10/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 10 √

EXL-10/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 10 √

EXL-10/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 10 √

EXL-09/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 9 ×

EXL-10/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 10 3.6V 1A 10 √

EXL-09/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 9 √

EXL-09/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 9 √

EXL-09/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 9 √

EXL-09/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 9 √

EXL-08/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 8 √

EXL-09/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 9 3.6V 1A 9 √

EXL-08/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 8 √

EXL-08/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 8 √

EXL-08/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 8 √

EXL-08/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 8 √

EXL-07/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 7 √

EXL-08/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 8 3.6V 1A 8 √

EXL-07/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 7 √

EXL-07/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 7 √

EXL-07/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 7 √

EXL-07/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 7 √

EXL-06/05 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 6 √

EXL-07/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 7 3.6V 1A 7 √

EXL-06/03 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 6 √

EXL-06/04 บนัไดหนีไฟ FST2*** 3.6V 1A 6 √

EXL-06/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 6 3.6V 1A 6 √

EXL-06/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 6 √

EXL-05/02 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 5 √

EXL-05/02 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 5 √

EXL-05/02 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 5 √

จ านวน
ช่ัวโมงที่
จ่ายไฟ( ……...Volt ) ( …… Amp ) ( V / Ah )

วันที่เปล่ียน
ล่าสุด

ติดตัง้ที่

ชั้น
ผลการ
ทดสอบ

ชุดดวง
โคม

Condition of

DC. Voltage DC. Amperes Control System Light Bulbs

แรงเคล่ือนไฟฟ้า
กระแสตรง

กระแสไฟฟ้า
กระแสตรง

สภาพชุดควบคุม สภาพชุดหลอดไฟ
ล าดบั Locationสถานที่

Battery Record / บันทกึค่าแบตเตอรี Operation of 

( 1 ) ( 2 ) ( 6 ) ( 7 )

ธนัวาคม/2568 President 2 (Sathorn-Rachapreuk)
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Division Villecon - ENG

Code ENG 019  

Date  25 ก.พ.53

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอรม์การตรวจป้ายหนีไฟประจ าเดือน Sheet No. / แผ่นที ่3

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)         Building

Discharge

Capacity Lastest Hours

ขนาด Change

หลอด

ชนิด / ขนาด
( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

57 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

58 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

59 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

60 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

61 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

62 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

63 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

64 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

65 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

66 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

67 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

68 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

69 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

70 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

71 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

72 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

73 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

74 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

75 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

76 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

77 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

78 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

79 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

80 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

81 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

82 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

83 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

84 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

85 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

86 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

Suggestion / ข้อเสนอแนะ
                  ……………........................................................................................................................................................................……………………….

       ……………........................................................................................................................................................................………………………………

Recorded by / จดบันทกึโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หวัหน้าช่าง )Signature/ลายเซ็น( BM./ผูจ้ัดการอาคาร )

                   นายคามนิ    สมสวย                      นายบ ารงุ      เลขะจติ    นายวฒุชิัย     โนนุช

Date/วนัที ่27/12/68 Date/วนัที ่ 27/12/68 Date/วนัที ่  29/12/68

Time/เวลา 17:00 Time/เวลา   18:00 Time/เวลา  10:00

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส ่N/A ถา้ไม่มีขอ้มลู

( ** ) Item / รายการที ่( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาท าเครือ่งหมาย  Normal / ปกติ   Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที ่( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของขอ้มลู

EXL-15/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 15 √

EXL-15/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 15 √

EXL-15/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 15 √

EXL-15/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 15 √

EXL-15/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 15 √

EXL-14/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 14 √

EXL-15/01หอ้งไฟฟ้าชัน้ 15 3.6V 1A 15 √

EXL-14/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 14 √

EXL-14/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 14 √

EXL-14/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 14 √

EXL-14/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 14 √

EXL-13/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 13 √

EXL-14/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 14 3.6V 1A 14 √

EXL-13/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 13 √

EXL-13/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 13 √

EXL-13/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 13 √

EXL-13/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 13 √

EXL-12/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 12 √

EXL-13/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 13 3.6V 1A 13 √

EXL-12/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 12 √

EXL-12/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 12 √

EXL-12/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 12 √

EXL-12/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 12 √

EXL-11/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 11 √

EXL-12/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 12 3.6V 1A 12 √

EXL-11/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 11 √

EXL-11/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 11 √

EXL-11/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 11 √

EXL-11/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 11 √

( 2 ) ( 6 ) ( 7 )

EXL-11/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 11 3.6V 1A 11 √

จ านวน
ช่ัวโมงที่
จ่ายไฟ( ……...Volt ) ( …… Amp ) ( V / Ah )

วันที่เปล่ียน
ล่าสุด

ติดตัง้ที่

ชั้น
ผลการ
ทดสอบ

ชุดดวง
โคม

Condition of

DC. Voltage DC. Amperes Control System Light Bulbs

แรงเคล่ือนไฟฟ้า
กระแสตรง

กระแสไฟฟ้า
กระแสตรง

สภาพชุดควบคุม สภาพชุดหลอดไฟ
ล าดบั Locationสถานที่

Battery Record / บันทกึค่าแบตเตอรี Operation of 

( 1 )

ธนัวาคม/2568 President 2 (Sathorn-Rachapreuk)
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Division Villecon - ENG

Code ENG 019  

Date  25 ก.พ.53

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอรม์การตรวจป้ายหนีไฟประจ าเดือน Sheet No. / แผ่นที ่4

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)         Building

Discharge

Capacity Lastest Hours

ขนาด Change

หลอด

ชนิด / ขนาด
( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

87 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

88 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

89 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

90 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

91 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

92 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

93 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

94 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

95 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

96 3.6V2100mAh " x LED Strip 4.5v10w 3

97 3.6V2100mAh " x LED Strip 4.5v10w 3

98 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

99 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

100 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

101 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

102 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

103 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

104 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

105 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

106 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

107 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

108 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

109 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

110 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

111 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

112 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

113 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

114 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

115 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

116 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

117 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

118 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

119 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

120 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

121 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

122 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

Suggestion / ข้อเสนอแนะ
                  ……………........................................................................................................................................................................……………………….

       ……………........................................................................................................................................................................………………………………

Recorded by / จดบันทกึโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หวัหน้าช่าง )Signature/ลายเซ็น( BM./ผูจ้ัดการอาคาร )

                   นายคามนิ    สมสวย                      นายบ ารงุ      เลขะจติ    นายวฒุชิัย     โนนุช

Date/วนัที ่27/12/68 Date/วนัที ่ 27/12/68 Date/วนัที ่  29/12/68

Time/เวลา 17:00 Time/เวลา   18:00 Time/เวลา  10:00

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส ่N/A ถา้ไม่มีขอ้มลู

( ** ) Item / รายการที ่( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาท าเครือ่งหมาย  Normal / ปกติ   Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที ่( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของขอ้มลู

EXL-21/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 21 √

EXL-21/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 21 √

EXL-21/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 21 √

EXL-21/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 21 √

EXL-21/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 21 √

EXL-20/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 20 √

EXL-21/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 21 3.6V 1A 21 √

EXL-20/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 20 √

EXL-20/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 20 √

EXL-20/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 20 √

EXL-20/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 20 √

EXL-19/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 19 √

EXL-20/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 20 3.6V 1A 20 √

EXL-19/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 19 √

EXL-19/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 19 √

EXL-19/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 19 √

EXL-19/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 19 √

EXL-18/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 18 √

EXL-19/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 19 3.6V 1A 19 √

EXL-18/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 18 √

EXL-18/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 18 √

EXL-18/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 18 √

EXL-18/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 18 √

***ชดุบอรด์ลดัวงจร

EXL-18/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 18 3.6V 1A 18 √

EXL-17/05 บนัไดหนีไฟ FST2*** 3.6V 1A 17 √

EXL-17/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 17 √

EXL-17/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 17 √

EXL-17/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 17 √

EXL-17/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 17 3.6V 1A 17 √

EXL-17/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 17 √

EXL-16/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 16 √

EXL-16/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 16 √

EXL-16/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 16 √

EXL-16/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 16 √

EXL-16/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 16 √

EXL-16/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 16 3.6V 1A 16 √

จ านวน
ช่ัวโมงที่
จ่ายไฟ( ……...Volt ) ( …… Amp ) ( V / Ah )

วันที่เปล่ียน
ล่าสุด

ติดตัง้ที่

ชั้น
ผลการ
ทดสอบ

ชุดดวง
โคม

Condition of

DC. Voltage DC. Amperes Control System Light Bulbs

แรงเคล่ือนไฟฟ้า
กระแสตรง

กระแสไฟฟ้า
กระแสตรง

สภาพชุดควบคุม สภาพชุดหลอดไฟล าดบั Locationสถานที่

Battery Record / บันทกึค่าแบตเตอรี Operation of 

( 1 ) ( 2 ) ( 6 ) ( 7 )

President2 (Sathorn-Rachapreuk)ธนัวาคม/2568
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Division Villecon - ENG

Code ENG 019  

Date  25 ก.พ.53

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอรม์การตรวจป้ายหนีไฟประจ าเดือน Sheet No. / แผ่นที ่5

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)         Building

Discharge

Capacity Lastest Hours

ขนาด Change

หลอด

ชนิด / ขนาด
( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

123 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

124 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

125 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

126 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

127 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

128 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

129 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

130 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

131 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

132 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

133 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

134 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

135 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

136 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

137 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

138 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

139 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

140 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

141 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

142 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

143 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

144 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

145 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

146 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

147 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

148 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

149 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

150 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

151 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

152 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

153 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

154 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

155 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

156 3.6V2100mAh ส.ค.-68 √ LED Strip 4.5v10w 3

157 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

158 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

Suggestion / ข้อเสนอแนะ
                  ……………........................................................................................................................................................................……………………….

       ……………........................................................................................................................................................................………………………………

Recorded by / จดบันทกึโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หวัหน้าช่าง )Signature/ลายเซ็น( BM./ผูจ้ัดการอาคาร )

                   นายคามนิ    สมสวย                      นายบ ารงุ      เลขะจติ    นายวฒุชิัย     โนนุช

Date/วนัที ่27/12/68 Date/วนัที ่ 27/12/68 Date/วนัที ่  29/12/68

Time/เวลา 17:00 Time/เวลา   18:00 Time/เวลา  10:00

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส ่N/A ถา้ไม่มีขอ้มลู

( ** ) Item / รายการที ่( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาท าเครือ่งหมาย  Normal / ปกติ   Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที ่( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของขอ้มลู

EXL-27/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 27 √

EXL-27/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 27 √

EXL-27/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 27 √

EXL-27/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 27 √

√

EXL-27/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 27 √

EXL-27/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 27 3.6V 1A 27

EXL-26/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 26 √

EXL-26/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 26 √

EXL-26/03 บนัไดหนีไฟ ST2=1 3.6V 1A 26 √

EXL-26/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 26 √

√

EXL-26/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 26 √

EXL-26/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 26 3.6V 1A 26

EXL-25/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 25 ×

EXL-25/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 25 √

EXL-25/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 25 √

EXL-25/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 25 √

√

EXL-25/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 25 √

EXL-25/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 25 3.6V 1A 25

EXL-24/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 24 √

EXL-24/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 24 √

EXL-24/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 24 √

EXL-24/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 24 √

EXL-24/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 24 3.6V 1A 24 √

EXL-24/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 24 √

EXL-23/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 23 √

EXL-23/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 23 √

EXL-23/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 23 √

EXL-23/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 23 √

EXL-23/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 23 √

EXL-22/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 22 √

EXL-23/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 23 3.6V 1A 23 √

EXL-22/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 22 √

EXL-22/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 22 √

EXL-22/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 22 √

EXL-22/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 22 √

EXL-22/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 22 3.6V 1A 22 √

จ านวน
ช่ัวโมงที่
จ่ายไฟ

( ……...Volt ) ( …… Amp ) ( V / Ah )
วันที่เปล่ียน

ล่าสุด

ติดตัง้ที่

ชั้น
ผลการ
ทดสอบ

ชุดดวง
โคม

Condition of

DC. Voltage DC. Amperes Control System Light Bulbs
แรงเคล่ือนไฟฟ้า

กระแสตรง
กระแสไฟฟ้า
กระแสตรง

สภาพชุดควบคุม สภาพชุดหลอดไฟ
ล าดบั Locationสถานที่

Battery Record / บันทกึค่าแบตเตอรี Operation of 

( 1 ) ( 2 ) ( 6 ) ( 7 )

President 2 (Sathorn-Rachapreuk)ธนัวาคม/2568
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Division Villecon - ENG

Code ENG 019  

Date  25 ก.พ.53

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอรม์การตรวจป้ายหนีไฟประจ าเดือน Sheet No. / แผ่นที ่6

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)         Building

Discharge

Capacity Lastest Hours

ขนาด Change

หลอด

ชนิด / ขนาด
( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

159 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

160 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

161 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

162 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

163 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

164 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

165 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

166 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

167 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

168 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

169 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

170 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

171 3.6V2100mAh ต.ค.-67 √ LED Strip 4.5v10w 3

172 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

173 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

174 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

175 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

176 3.6V2100mAh " √ LED Strip 4.5v10w 3

Suggestion / ข้อเสนอแนะ:หากค่าใช้จ่ายซอ่มบ ารุงใกล้คียงกับราคาซือ้ใหม่จะขออนุมัติจัดซือ้ใหม่แทน

Recorded by / จดบันทกึโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หวัหน้าช่าง )Signature/ลายเซ็น( BM./ผูจ้ัดการอาคาร )

                   นายคามนิ    สมสวย                      นายบ ารงุ      เลขะจติ    นายวฒุชิัย     โนนุช

Date/วนัที ่27/12/68 Date/วนัที ่ 27/12/68 Date/วนัที ่  29/12/68

Time/เวลา 17:00 Time/เวลา   18:00 Time/เวลา  10:00

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส ่N/A ถา้ไม่มีขอ้มลู

( ** ) Item / รายการที ่( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาท าเครือ่งหมาย  Normal / ปกติ   Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที ่( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของขอ้มลู

EXL-30/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 30 3.6V 1A 30 √

EXL-29/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 29 √

EXL-29/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 29 √

EXL-30/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 30 √

EXL-30/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 30 √

EXL-30/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 30 √

EXL-30/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 30 √

EXL-30/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 30 √

EXL-29/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 29 √

EXL-28/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 28 √

EXL-29/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 29 3.6V 1A 29 √

EXL-29/06 บนัไดหนีไฟ FST3 3.6V 1A 29 √

EXL-28/05 บนัไดหนีไฟ FST2 3.6V 1A 28 √

EXL-28/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 28 √

EXL-28/03 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 28 √

EXL-29/02 บนัไดหนีไฟ ST1 3.6V 1A 29 √

EXL-28/01 หอ้งไฟฟ้าชัน้ 28 3.6V 1A 28 √

กระแสไฟฟ้า
กระแสตรง

สภาพชุดควบคุม สภาพชุดหลอดไฟ จ านวน
ช่ัวโมงที่
จ่ายไฟ( ……...Volt ) ( …… Amp ) ( V / Ah )

วันที่เปล่ียน
ล่าสุด

ติดตัง้ที่

ชั้น
ผลการ
ทดสอบ

EXL-28/04 บนัไดหนีไฟ FST1 3.6V 1A 28 √

ล าดบั Locationสถานที่

Battery Record / บันทกึค่าแบตเตอรี Operation of Condition of

DC. Voltage DC. Amperes Control System Light Bulbs

แรงเคล่ือนไฟฟ้า
กระแสตรง

ชุดดวง
โคม

( 1 ) ( 2 ) ( 6 ) ( 7 )

President2 (Sathorn-Rachapreuk)ธนัวาคม/2568
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