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7. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อม 

7.1 สรุปการวิเคราะหคุ์ณภาพนํÊาทิÊง 

 โครงการไดท้าํการเก็บตัวอย่างนํÊาทีÉบ่อตรวจคุณภาพนํÊาทิ Êง เดือน ตัÊงแต่เดือนกรกฎาคม ถึง 

ธนัวาคม 2568 พบว่า 

 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่า ค่าความเป็นกรดอ่อน pH 5.8-6.6  เมืÉอเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท  ข. พบวา่ อยูใ่นเกณฑค์า่มาตรฐาน (pH 5.5-9)  

 ค่าตะกอนละลาย (TDS) พบว่า เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 มีค่า อยู่ในช่วง 275-409  

มก./ลิตร และเมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบว่า อยู่ในเกณฑ์

คา่มาตรฐานฯ(ไมเ่กิน 1000 มก./ลิตร ตามประกาศคา่มาตรฐานปี 2567)  

 คา่ตะกอนแขวนลอย (SS)  พบวา่ มีคา่ 15-30 มก./ลิตร  และเมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานการ

ระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบว่า อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน (ไม่เกิน 40 มก./ลิตร) มีค่าสูงในเดือน 

กนัยายน และธันวาคม 2568 เท่ากบั 51 และ 46 มก./ลิตร ตามลาํดบั  เกินค่ามาตรฐานฯ(ตามประกาศคา่

มาตรฐานปี 2567) 

 ค่าตะกอนจมตวั (Settleable Solids) พบว่า มีคา่คอ่นขา้งต ํÉากว่า 0.5 มก./ลิตร และคา่มาตรฐาน

การระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. ไม่กาํหนด 

  ค่าความสกปรก (BOD) พบว่า คา่ความสกปรกอยู่ในช่วง 8-22  มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่

มาตรฐาน การระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบว่า อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน (ไม่เกิน 30 มก./ลิตร) 

ระบบบาํบดันํÊาเสียสามารถลดคา่ความสกปรกของนํÊาเสียใหไ้ดอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานฯ 

 ค่าซลัไฟด ์(Sulfide) พบว่า ทุกเดือนมีคา่ต ํÉาไม่เกิน 1.0 มก./ลิตรเมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐาน 

การระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบวา่ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานฯ(<1.0 มก./ลิตร) 

 ค่าไนโตรเจนในรูป TKN พบว่า มีค่าต ํÉา 9.12-18.46 มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

การระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบวา่ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานฯ (<35 มก./ลิตร) 

 คา่ไขมนัและนํÊามนั Oil&Grease พบว่ามีคา่ต ํÉาทกุเดือน ไม่เกิน 5.0 มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกบั

ค่ามาตรฐาน การระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ (<20 มก./ลิตร) 

เนืÉองจากโครงการมีการดกัไขมนัทีÉบอ่ดกัไขมนัมีประสิทธิภาพดี สามารถดกัไขมนัทีÉมาจากครวัของโรงแรม

ไดเ้ป็นอยา่งดี  

 สรุปการวิเคราะหค์ุณภาพนํÊาโดยรวม ทีÉบ่อตรวจคุณภาพนํÊาทิ Êงก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายนํÊาบน

ถนนซอยมหาดเล็กหลวง พบว่ามีคา่ความเป็นกรด-ด่างค่อนขา้งเป็นกรดออ่นไปถึงกลาง คา่ความสกปรก

ของนํÊามีคา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน โครงการไดด้าํเนินการซ่อมแซมอปุกรณต์า่ง ๆ ใหอ้ยู่ในสภาพดีพรอ้มใช้

งาน และสบูตะกอนทีÉบอ่พกัตะกอนอย่างสมํÉาเสมอคา่นํÊาทิ ÊงทีÉไดอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานฯ นํÊาทิ ÊงทีÉบอ่พกันํÊา
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ก่อนเขา้สู่ท่อระบายนํÊาภายนอกโครงการลักษณะกายภาพของนํÊาอยู่ในสภาพค่อนขา้งใส และมีตะกอน

เล็กนอ้ย 

7.2 สรุปผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อมโครงการ 

การติดตามตรวจสอบระบบตา่ง ๆ ภายในโครงการ พบว่าอยู่ในสภาพดี พรอ้มใชง้าน โครงการมี

เจา้หนา้ทีÉฝ่ายช่างคอยตรวจสอบ ดแูล และบาํรุงรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ตน้ไมภ้ายในโครงการมี

การปลูกไวต้ัÊงแต่เริÉมเปิดดาํเนินการปัจจุบนัแผ่เรือนยอด ให้ร่มเงา มีความร่มรืÉน และช่วยลดมลพิษทาง

อากาศ และลดความรอ้นภายนอกอาคาร ทัÊงไมยื้นตน้ชัÊนล่าง และไมยื้นตน้ชัÊนสระว่ายนํÊา ซึÉงโครงการได้

ตดัแตง่ไมใ่หยื้ÉนลํÊาออกไปนอกโครงการ 

 ระบบบาํบดันํÊาเสียของโครงการอยู่ในสภาพดี สามารถบาํบดันํÊาเสียลดค่าความสกปรกไดด้ี และ

ทางโครงการสบูกาํจดัทีÉบอ่ดกัไขมนัและสบูกาํจดัตะกอนทีÉบอ่เกรอะอยา่งสมํÉาเสมอ 

 ในครัÊงนี Êโครงการไดจ้ดัใหมี้การทดสอบระบบ Fire Alarm ทัÉวทัÊงอาคาร ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพหากมีเหตฉุกุเฉิน 

มีการทาํความสะอาดหอ้งพกัขยะมูลฝอยทกุครัÊงหลงัการเก็บขนมูลฝอยจากรถเก็บขนมลูฝอยของ

สาํนกังานเขตปทุมวนั และคดัแยกมูลฝอยก่อนการจดัเก็บทุกครัÊง และใหเ้จา้หนา้ทีÉของโครงการไดมี้ส่วน

รว่มในการนาํมลูฝอยของตนเองมาคดัแยกมลูฝอยอย่างเป็นสดัส่วน เช่น กระดาษลงั กระดาษใชแ้ลว้ ขวด

พลาสติก นาํมาพกัไวที้Éหอ้งพกัมลูฝอยรีไซเคลิ รอรถทีÉมารบัซื Êอ นาํออกจากโครงการตอ่ไป 

 ดา้นการประหยดัพลงังานนัÊน ทางโครงการไดใ้หค้วามสาํคญัต่อนโยบายการบริการทีÉเป็นมิตรต่อ

พลงังานและสิÉงแวดลอ้มพรอ้มการดแูลสงัคมและชุมชนสิÉงแวดลอ้มอย่างยัÉงยืนปัจจบุนัทางโครงการไดร้บั

เกียรติบตัร Department of Climate Change and Environment โรงแรมสีเขียว มีการติดตัÊงโซล่าเซล

บรเิวณหลงัคาอาคาร เพืÉอชว่ยลดการใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้าและใชพ้ลงังานสะอาด ควบคูก่ารการทาํงานทีÉ

มีคณุภาพ คณุธรรมและจรรยาบรรณ ไดแ้ก่  

 1.การจดัซื Êอผลิตภัณฑที์Éก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิÉงแวดลอ้มนอ้ยทีÉสุด และสนบัสนุนอาหารตาม

ฤดกูาลและในทอ้งถิÉน 

 2.จดักิจกรรมชว่ยเหลือชมุชน เชน่ การบรจิาคของในชมุชนทีÉมีความตอ้งการ 

 3.ประชาสมัพนัธล์กูคา้ และพนกังาน รณรงคใ์หล้ดปริมาณขยะ และประหยดัพลงังาน 

 4.คดัแยกขยะใหถ้กูประเภท  

 5.ขายเศษวสัดรีุไซเคิล เพืÉอนาํมาผลิตใชใ้หม่และนาํรายไดม้าทาํกิจกรรมส่งเสรมิสิÉงแวดลอ้มตอ่ไป 

 6.ฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานใหเ้ขา้ใจปัญหาและลดปัญหาดา้นสิÉงแวดลอ้ม 

 7.ตรวจสอบการทาํงานบาํรุงรกัษาเครืÉองมือและอปุกรณใ์หไ้ดม้าตรฐานอยูเ่สมอ 

 8.ใชอ้ปุกรณที์Éประหยดัพลงังาน 

 9.รณรงคป์ระหยดัพลงังานนํÊาและไฟฟ้าเพืÉอลดก๊าซเรือนกระจก 
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 10.ติดปา้ยหา้มสบูบหุรีÉ และกาํหนดพื ÊนทีÉใหส้บูอยา่งชดัเจน 

จดัอบรมซ้อมดบัเพลิงและ อพยพหนีไฟและการใชอุ้ปกรณป์้องกัน และเตือนอัคคีภัย และการ

ดบัเพลิงตา่ง ๆ ใหมี้ความรูแ้ละความเชีÉยวชาญในการนาํไปใชป้ระโยชนไ์ดต้อ่ไป ทางโครงการจดัตัÊงทีมงาน

สาํหรบัเป็นผูน้าํในการดาํเนินการไวเ้ป็นประจาํทกุปี ซึÉงดาํเนินการไวแ้ลว้ในปี 2568  


