
ภาคผนวกที่ 9

ผลการตรวจวัด pH และ Residual Chlorine

 ในสระวายนํา้ 
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ตารางตรวจวดัค่าคลอรีน CL และค่า PH สระว่ายน า้ประจ าเดือน สิงหาคม 2568
ตารางตรวจวดัค่าคลอรีน CL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ส่วนลึก 1.6 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm

ส่วนต้ืน 1.6 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ส่วนลึก 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm

ส่วนต้ืน 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm

ตารางตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง pH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ส่วนลึก 7.4 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4

ส่วนต้ืน 7.4 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ส่วนลึก 7.4 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5

ส่วนต้ืน 7.4 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5

หมายเหตุ
คา่คลอรีน CL มาตรฐานในสระวา่ยน ้า
ส าหรับสระบริการ 1.5 – 2.0 PPM

คา่ pH มาตรฐานในสระวา่ยน ้า
คา่ pH ส าหรับสระวา่ยน ้าทัว่ไป ควรจะมี pH 7.4 (หรืออยูร่ะหวา่ง 7.2 – 7.6)
ถา้ pH ต ่ากวา่มาตรฐาน คา่น ้ามีความเป็นกรด ลงช่ือผูต้รวจ
ถา้ pH สูงกวา่มาตรฐาน คา่น ้ามีความเป็นด่าง

วนัท่ี

ผลตรวจ pH

(นางสาวอภิชญา แสงรัตน ์)

วนัท่ี

ผลตรวจ CL

วนัท่ี

ผลตรวจ CL

วนัท่ี

ผลตรวจ pH

Jenjira.som
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ตารางตรวจวดัค่าคลอรีน CL และค่า PH สระว่ายน า้ประจ าเดือน กนัยายน 2568
ตารางตรวจวดัค่าคลอรีน CL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ส่วนลึก 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm

ส่วนต้ืน 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ส่วนลึก 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm

ส่วนต้ืน 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm

ตารางตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง pH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ส่วนลึก 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

ส่วนต้ืน 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ส่วนลึก 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

ส่วนต้ืน 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

หมายเหตุ
คา่คลอรีน CL มาตรฐานในสระวา่ยน ้า
ส าหรับสระบริการ 1.5 – 2.0 PPM

คา่ pH มาตรฐานในสระวา่ยน ้า
คา่ pH ส าหรับสระวา่ยน ้าทัว่ไป ควรจะมี pH 7.4 (หรืออยูร่ะหวา่ง 7.2 – 7.6)
ถา้ pH ต ่ากวา่มาตรฐาน คา่น ้ามีความเป็นกรด ลงช่ือผูต้รวจ
ถา้ pH สูงกวา่มาตรฐาน คา่น ้ามีความเป็นด่าง

วนัท่ี

ผลตรวจ pH

(นางสาวอภิชญา แสงรัตน ์)

วนัท่ี

ผลตรวจ CL

วนัท่ี

ผลตรวจ CL

วนัท่ี

ผลตรวจ pH
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ตารางตรวจวดัค่าคลอรีน CL และค่า PH สระว่ายน า้ประจ าเดือน ตุลาคม 2568
ตารางตรวจวดัค่าคลอรีน CL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ส่วนลึก 1.6 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm

ส่วนต้ืน 1.6 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ส่วนลึก 1.5 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.5 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm

ส่วนต้ืน 1.5 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.5 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm

ตารางตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง pH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ส่วนลึก 7.4 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

ส่วนต้ืน 7.4 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ส่วนลึก 7.4 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

ส่วนต้ืน 7.4 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

หมายเหตุ
คา่คลอรีน CL มาตรฐานในสระวา่ยน ้า
ส าหรับสระบริการ 1.5 – 2.0 PPM

คา่ pH มาตรฐานในสระวา่ยน ้า
คา่ pH ส าหรับสระวา่ยน ้าทัว่ไป ควรจะมี pH 7.4 (หรืออยูร่ะหวา่ง 7.2 – 7.6)
ถา้ pH ต ่ากวา่มาตรฐาน คา่น ้ามีความเป็นกรด ลงช่ือผูต้รวจ
ถา้ pH สูงกวา่มาตรฐาน คา่น ้ามีความเป็นด่าง

วนัท่ี

ผลตรวจ pH

(นางสาวอภิชญา แสงรัตน ์)

วนัท่ี

ผลตรวจ CL

วนัท่ี

ผลตรวจ CL

วนัท่ี

ผลตรวจ pH
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ตารางตรวจวดัค่าคลอรีน CL และค่า PH สระว่ายน า้ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2568
ตารางตรวจวดัค่าคลอรีน CL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ส่วนลึก 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm

ส่วนต้ืน 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ส่วนลึก 1.5 ppm 1.5 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.5 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm

ส่วนต้ืน 1.5 ppm 1.5 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.5 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.4 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm

ตารางตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง pH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ส่วนลึก 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

ส่วนต้ืน 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ส่วนลึก 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

ส่วนต้ืน 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

หมายเหตุ
คา่คลอรีน CL มาตรฐานในสระวา่ยน ้า
ส าหรับสระบริการ 1.5 – 2.0 PPM

คา่ pH มาตรฐานในสระวา่ยน ้า
คา่ pH ส าหรับสระวา่ยน ้าทัว่ไป ควรจะมี pH 7.4 (หรืออยูร่ะหวา่ง 7.2 – 7.6)
ถา้ pH ต ่ากวา่มาตรฐาน คา่น ้ามีความเป็นกรด ลงช่ือผูต้รวจ
ถา้ pH สูงกวา่มาตรฐาน คา่น ้ามีความเป็นด่าง

วนัท่ี

ผลตรวจ pH

(นางสาวอภิชญา แสงรัตน ์)

วนัท่ี

ผลตรวจ CL

วนัท่ี

ผลตรวจ CL

วนัท่ี

ผลตรวจ pH

Jenjira.som
Rectangle



ตารางตรวจวดัค่าคลอรีน CL และค่า PH สระว่ายน า้ประจ าเดือน ธันวาคม 2568
ตารางตรวจวดัค่าคลอรีน CL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ส่วนลึก 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm

ส่วนต้ืน 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ส่วนลึก 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm

ส่วนต้ืน 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.6 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm 1.5 ppm

ตารางตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง pH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ส่วนลึก 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

ส่วนต้ืน 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ส่วนลึก 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

ส่วนต้ืน 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

หมายเหตุ
คา่คลอรีน CL มาตรฐานในสระวา่ยน ้า
ส าหรับสระบริการ 1.5 – 2.0 PPM

คา่ pH มาตรฐานในสระวา่ยน ้า
คา่ pH ส าหรับสระวา่ยน ้าทัว่ไป ควรจะมี pH 7.4 (หรืออยูร่ะหวา่ง 7.2 – 7.6)
ถา้ pH ต ่ากวา่มาตรฐาน คา่น ้ามีความเป็นกรด ลงช่ือผูต้รวจ
ถา้ pH สูงกวา่มาตรฐาน คา่น ้ามีความเป็นด่าง

วนัท่ี

ผลตรวจ pH

(นางสาววิภารัตน ์ นาคขาณุ )

วนัท่ี

ผลตรวจ CL

วนัท่ี

ผลตรวจ CL

วนัท่ี

ผลตรวจ pH

Jenjira.som
Rectangle
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