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1. ชื่อโครงการ โครงการ CRAFT PLOENCHIT  
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โทรศัพท์ : - 
          E-mail : -

5. จัดทำโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 
8. รายละเอียดโครงการ

อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น และช้ันใต้ดิน 2 ชั้น ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) จำนวน 
1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 90 ห้อง 

- กิจกรรมในโครงการ 
* โครงการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกสู่ภายนอก โดยจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 ชุด เป็น

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะกรองเติมอากาศ (Fixed-Film aerobic filter) ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ ประกอบด้วย 
ระบบดักไขมัน ระบบเกรอะ ระบบกรองเติมอากาศ และระบบตกตะกอน โดยมีประสิทธิภาพในการลดค่า BOD ร้อยละ 92 
สามารถรองรับปริมาณความสกปรกของน้ำทิ้งในรูปแบบ BOD ได้ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และสามารถบำบัดน้ำทิ้งให้มีค่า BOD ที่
ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดแล้วของโครงการจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระ
จำยอม แล้วไหลออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนซอยนายเลิศ จากนั้นจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดิน
แดงต่อไป 
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3.29 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TDS โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจคณุภาพน้ำบอท่ี 2 
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3.30 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Sulfide โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัด บอแยกตะกอน 

3-41 

3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Sulfide โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บอพักน้ำใส 
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3.32 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Sulfide โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจคณุภาพน้ำบอท่ี 2 
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3.33 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TKN โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัด บอแยกตะกอน 
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3.34 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TKN โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บอพักน้ำใส 
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3.35 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TKN โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจคณุภาพน้ำบอท่ี 2 
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3.36 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Oil and grease โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัด บอแยกตะกอน 
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3.37 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Oil and grease โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บอพักน้ำใส 
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3.38 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห Oil and grease โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจคณุภาพน้ำบอท่ี 2 
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3.39 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TCB โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัด บอแยกตะกอน 
 

3-46 



สารบัญรูป 
   
รูปท่ี  หนา 

   
3.40 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TCB โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 

จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บอพักน้ำใส 
3-46 

3.41 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TCB โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจคณุภาพน้ำบอท่ี 2 
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3.42 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห FCB โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัด บอแยกตะกอน 
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3.43 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห FCB โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 2 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บอพักน้ำใส 
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3.44 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห FCB โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ บอตรวจคณุภาพน้ำบอท่ี 2 
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ภาคผนวก 
  
ภาคผนวกท่ี 1 ผลการตรวจติดตามคณุภาพสิ่งแวดลอม 
ภาคผนวกท่ี 2 หนังสือข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน 
ภาคผนวกท่ี 3 ใบรับรองความสามารถหองปฏบัิตกิารวิเคราะห 
ภาคผนวกท่ี 4 สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณเครือ่งมือ 
ภาคผนวกท่ี 5 เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ 
ภาคผนวกท่ี 6 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 
ภาคผนวกท่ี 7 ภาพถายผลการปฏิบัตมิาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ภาคผนวกท่ี 8 เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 
ภาคผนวกท่ี 9 กฎระเบียบ ขอบังคับของ นิติบุคคล คราฟท เพลินจติ 
ภาคผนวกท่ี 10 แบบบันทึกสถิติแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 
ภาคผนวกท่ี 11 รายงานการตรวจสอบสภาพอุปกรณสระวายน้ำรายวัน ประจำเดือน 
ภาคผนวกท่ี 12 รายงานการตรวจสอบแสงสวางฉุกเฉินรวมประจำเดือน 
ภาคผนวกท่ี 13 ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ.1) 
ภาคผนวกท่ี 14 ใบรับรองการกอสรางอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ.6) 
ภาคผนวกท่ี 15 รายงานการตรวจสอบตูเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน 
ภาคผนวกท่ี 16 รายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงปองกันระบบแจงเหตุเพลิงไหม 
ภาคผนวกท่ี 17 รายงานการตรวจสอบปายบอกทางหนีไฟประจำเดือน 
ภาคผนวกท่ี 18 รายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงปองกันวาลวลดแรงดัน 
ภาคผนวกท่ี 19 รายงานการตรวจสอบสระวายน้ำ 
ภาคผนวกท่ี 20 รายงานตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟา และซอมบำรุงระบบไฟฟา 
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โครงการ CRAFT PLOENCHIT  
นิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต 

 

 

    
 

   
  

          จัดทำโดย 
          บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

บทสรปุผูบริหาร 
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมบริเวณโครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คราฟท เพลินจิต ประจำเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนลึก และจุดที่ 2 
คุณภาพน้ำสระวายน้ำ บริเวณสวนตื้น พบวา TCB, FCB, S. aureus, P. aeruginosa และ E. coli มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
กำหนด สำหรับผลการตรวจวัด pH และ Residual Chlorine แสดงในภาคผนวกท่ี 19 

การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 3 จุด พบวาจุดที่ 1 คุณภาพน้ำทิ้งกอนการบำบัด บอแยกตะกอน รายการ
ตรวจวัด ไดแก pH, BOD, Settleable solids, Sulfide, TKN, Oil and grease, TCB และ FCB ซึ่งยังไมมีมาตรฐานกำหนดไว
เพื่อควบคุม สำหรับจุดที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด บอพักน้ำใส และจุดที่ 3 คุณภาพน้ำกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ 
บอตรวจคุณภาพน้ำบอท่ี 2 พบวา pH, BOD, Sulfide, TKN และ Oil and grease มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน สำหรับ Settleable 
solids, TCB และ FCB ยังไมมีมาตรฐานกำหนดไวเพ่ือควบคุม 

 
เพื่อใหผลการดำเนินการของโครงการอยูในเกณฑมาตรฐาน และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ทางโครงการจะ

ปฏิบัติตามขอเสนอแนะตอไปนี้ 

1. คุณภาพน้ำทิ้ง  
- ทางโครงการควรทำการเฝาระวัง และติดตามผลการตรวจวัดอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันไมใหการดำเนินการของ

โครงการสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบ 
- หมั่นตรวจสอบสภาพระบบบำบัดน้ำเสีย และเฝาระวังคุณภาพน้ำทิ้งอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันไมใหการดำเนินการ

ของโครงการสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบ 
 

2. คุณภาพน้ำสระวายน้ำ 
- โครงการจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพน้ำสระวายน้ำ และเฝาระวังคุณภาพน้ำสระวายน้ำอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหการดำเนินการของโครงการเปนไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข 
- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบขอบสระและทางเดินบริเวณสระวายน้ำไมใหมีน้ำขัง และดูแลพื้นสระวายน้ำ

ใหมีสภาพดีไมแตกราว  
- โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบอุปกรณไฟฟาบริเวณสระวายน้ำใหมีสภาพพรอมใชงานไมชำรุด 
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