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แบบ ตต. 2 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ) 

1. ช่ือโครงการ โครงการ เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ) 

2. สถานท่ีตั้ง ตั้งอยู่ท่ีถนนซอยสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

3. ช่ือเจ้าของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 71 

4. สถานท่ีติดต่อ ถนนซอยสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ : - 

          E-mail : -

5. จัดทำโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลย ี(ไทยแลนด์) จำกัด 

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2554 

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ คร้ังสุดท้าย เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2568 

8. รายละเอียดโครงการ

อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 29 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร ความสูง 103.65 เมตร (ความสูงวัดถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุด) มีจำนวน

ห้องชุดพักอาศัยท้ังส้ิน 291 ห้อง 

- กิจกรรมในโครงการ 

* โครงการจัดให้มีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated sludge) ชนิด Sequence batch

reactor (SBR) จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำเสียจากการประกอบอาหารและน้ำเสีย

จากการอาบล้าง และกิจกรรมอ่ืน ๆ จะไหลเข้าสู่บ่อดักไขมัน (Grease trap tank) ก่อนไหลเข้าสู่บ่อปรับสภาพ (Equalization 

tank) รวมกับน้ำโสโครกท่ีไหลมาจากบ่อเกรอะ (Septic tank) จากนั้นน้ำเสียถูกสูบเข้าสู่บ่อเติมอากาศ (Reactor tank) ซึ่งทำ

หน้าท่ีบำบัดน้ำเสียท่ีเกิดจากการประกอบอาหารและน้ำเสียจากการอาบล้างและอ่ืนๆ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนซอย

สุขุมวิท 71 ต่อไป ซึ่งภายในติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศ เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่น้ำเสีย โดยช่วยให้จุลินทรีย์ชนิดท่ีใช้

ออกซิเจน (Aerobic bacteria) สามารถเจริญเติบโตและย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียจากนั้นหยุดการเติมอากาศ เพื่อให้เกิดการ

ตกตะกอน โดยตะกอนส่วนเกินถูกสูบไปยังบ่อเก็บตะกอน (Sludge holding tank) เพื่อให้รถสูบส่ิงปฏิกูลของสำนักงานเขตวัฒนา

มารับไปกำจัดต่อไป โดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อให้มีค่า BOD ในน้ำท้ิงไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำท้ิงภายหลังการ

บำบัดแล้วบางส่วนถูกนำมาใช้ประโยชน์เพือ่รดน้ำต้นไม้ โดยวิธีซึมดินภายในโครงการและน้ำท้ิงท่ีเหลือจากการรดน้ำต้นไม้ ระบาย

ออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนซอยสุขุมวิท 71 ต่อไป 
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3-25 

3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห TCB โครงการ เดอะ ไลน สุขุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ) 
จุดท่ี 3 คุณภาพน้ำกอนปลอยออกสูภายนอกโครงการ : บอพักน้ำสุดทายพรอมตะแกรงดักขยะ 

3-26 



ภาคผนวก 
  
ภาคผนวกท่ี 1 ผลการตรวจติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ภาคผนวกท่ี 2 หนังสือขึ้นทะเบียนหองปฏิบตัิการวิเคราะหเอกชน 
ภาคผนวกท่ี 3 ใบรับรองความสามารถหองปฏิบัติการวิเคราะห 
ภาคผนวกท่ี 4 สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณเคร่ืองมือ 
ภาคผนวกท่ี 5 เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ 
ภาคผนวกท่ี 6 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ 
ภาคผนวกท่ี 7 ภาพถายผลการปฏิบัติมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ภาคผนวกท่ี 8 เอกสารแจงขอเปล่ียนช่ือโครงการ 
ภาคผนวกท่ี 9 เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 
ภาคผนวกท่ี 10 ใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยายอาคาร (แบบ อ.6) 
ภาคผนวกท่ี 11 ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยายอาคาร (แบบ อ.1) 
ภาคผนวกท่ี 12 แบบบันทึกสถิติแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1 ทส.2) 
ภาคผนวกท่ี 13 ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลน สุขุมวิท 71 
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โครงการ เดอะ ไลน สุขุมวิท 71  
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลน สุขุมวิท 71 

 

 

    
 

   
  

          จัดทำโดย 
          บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

บทสรุปผูบริหาร 
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมบริเวณโครงการ เดอะ ไลน สุขุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลน สุขุมวิท 71 
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 รายการตรวจวัด ไดแก pH, BOD, TSS, Oil and grease, TKN, Sulfide และ TCB พบวา
จุดท่ี 1 คุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัด : บอปรับสภาพน้ำ ซึ่งยังไมมีมาตรฐานกำหนดไวเพื่อควบคุม  

จุดที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด : บอกักน้ำเวียนกลับ และจุดที่ 3 คุณภาพน้ำกอนปลอยออกสูภายนอกโครงการ : บอ
พักน้ำสุดทายพรอมตะแกรงดักขยะ พบวาทุกรายการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรื ่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคาร
ประเภท ข) สำหรับ TCB ยังไมมีมาตรฐานกำหนดไวเพื่อควบคุม 

เพื่อใหผลการดำเนินการของโครงการอยูในเกณฑมาตรฐาน และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ทางโครงการจะ
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะตอไปนี้ 

 
1. คุณภาพน้ำท้ิง  

- ทางโครงการควรทำการเฝาระวัง และติดตามผลการตรวจวัดอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันไมใหการดำเนินการของ
โครงการสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชนโดยรอบ 

- หมั่นตรวจสอบสภาพระบบบำบัดน้ำเสีย และเฝาระวังคุณภาพน้ำท้ิงอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันไมใหการดำเนินการ
ของโครงการสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชนโดยรอบ 
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