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บทที่ 4 
 

ผลการตรวจวัดเพ่ือตรวจติดตามคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

จากการตรวจวดัคุณภาพน ้ าเพื่อตรวจติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2568 
โครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa) ของบริษทั ซีดีดี จ ากัด ตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น ท่ี
คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงาน ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ให้ความเห็นชอบ ซ่ึงรายละเอียดการตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

 
4.1 จุดตรวจสอบและดัชนีคณุภาพส่ิงแวดล้อมที่ตรวจวิเคราะห์ 

ด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มภายในพื้นท่ีโครงการ ตามท่ีระบุในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
โครงการฯ โดยก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิ้ง จ านวน 1 จุด ทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะด าเนินการ  
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4.2  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 
ตารางที่ 4-1 แสดงผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งหลงับ าบดั (Effluents)  

วันที่เกบ็ตัวอย่าง 
ดัชนีที่ตรวจวัด 

pH 
BOD 

(mg/L) 
Suspended Solids 

(mg/L) 
TKN 

(mg/L) 
Oil & Grease 

(mg/L) 
TDS 

(mg/L) 
Settleable Solids 

(ml/L) 
Sulfide 
(mg/L) 

Fecal coliform Bactria 
(MPN/100 mL) 

03/7/2568 8.27 14.1 17.1 6.0 14.9 400 0 1.0 ตรวจพบเช้ือ (>16000) 
08/8/2568 7.35 12.1 10.5 6.0 14.9 400 0 1.0 ตรวจพบเช้ือ (>16000) 
04/9/2568 7.83 10.5 10.5 6.0 12.5 400 0 1.0 ตรวจพบเช้ือ (>16000) 
03/10/2568 7.60 8.5 10.5 6.0 10.5 400 0 0.5 ตรวจพบเช้ือ (>16000) 
07/11/2568 7.80 131 59 6.0 10.5 496 0 0.5 ตรวจพบเช้ือ (>1600) 
12/12/2568 8.25 50 40 5.9 10.5 440 0 0.3 ตรวจพบเช้ือ (>1600) 
ค่ามาตรฐาน 5.5 - 9.0 < 40 < 50 < 40 < 20 < 1300 - < 1.0 - 

หมายเหต ุ
(1) วิธีการวิเคราะห์ : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2024 
(2) มาตรฐาน : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคาร 

ประเภท ค) ลงวนัท่ี  28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 141 ตอนพิเศษ 233ง วนัท่ี 27 สิงหาคม 2567 
(3) <   หมายถึง  นอ้ยกวา่ 
(4) >   หมายถึง  มากกวา่ 
(5) ≤   หมายถึง  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
(6) *   หมายถึง  ค่าท่ีเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติ 
(7) **  หมายถึง พารามิเตอร์ท่ีไม่ไดต้ามมาตรฐาน 
(8) ND  (Not Detected) หมายถึง  ตรวจแลว้ไม่พบ 
ที่มา : เดือนกรกฎาคม - เดือนธนัวาคม 2568  ตรวจวิเคราะห์โดยหอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนเลขท่ี ว-250 บริษทั เบสท ์ชอ้ย ์เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
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จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งหลงับ าบดัของโครงการ โรงแรม ซี วิลล่า (Cae Villa) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - 
เดือนธันวาคม 2568   (จากตารางท่ี 4-3) พบว่าคุณภาพน ้ าทิ้งหลงับ าบดัของโครงการ ตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ค.), ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคาร ประเภท ค) ลงวนัท่ี  
28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 141 ตอนพิเศษ 233ง วนัท่ี 27 สิงหาคม 2567 ซ่ึงสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 

1. ปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยูใ่นช่วง 7.35-8.27 (มาตรฐาน 5.5 - 9.0 pH Unit) สรุปไดว้า่คุณภาพน ้าทิ้ง
หลงับ าบดัเดือนอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (ภาพท่ี 4-1) 

2. ปริมาณค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD) อยูใ่นช่วง 8.5-131  มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน     <40 
มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปไดว้่าคุณภาพน ้าทิ้งหลงับ าบดัของโครงการมีปริมาณค่า BOD เดือนพฤศจิกายน 131 มิลลิกรัม/ลิตร
และเดือนธนัวาคม 50.0 มิลลิกรัม/ลิตร สูงเกินเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด นอกนั้นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน (ภาพท่ี 4-2) 

3. ปริมาณค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids : SS) อยู่ในช่วง 10.5-59.0 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน <50 
มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปไดว้า่คุณภาพน ้าทิ้งหลงับ าบดัของโครงการมีปริมาณค่า SS เดือนพฤศจิกายน 59.0 มิลลิกรัม/ลิตร สูง
เกินเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด นอกนั้นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน (ภาพท่ี 4-3)  

4.  ปริมาณค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen : TKN) อยู่ในช่วง 5.9-6.0 มิลลิกรัม/ลิตร  (มาตรฐาน <40 
มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปไดว้า่คุณภาพน ้าทิ้งหลงับ าบดัของโครงการมีปริมาณค่า TKN  อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (ภาพ
ท่ี 4-4) 

5. ปริมาณค่าไขมนัและน ้ ามนั (Oil & Grease) อยู่ในช่วง 10.5-11.9  มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน <20 มิลลิกรัม/ลิตร) 
สรุปไดว้า่คุณภาพน ้าทิ้งหลงับ าบดัของโครงการมีปริมาณค่าไขมนัและน ้ามนัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน (ภาพท่ี 4-5) 

6. ปริมาณค่าของแข็งละลายในน ้ าทั้ งหมด (Total Dissolve Solids  : TDS) อยู่ในช่วง 400-496 มิลลิกรัม/ลิตร 
(มาตรฐาน <500 มิลลิกรัม/ลิตร)  สรุปได้ว่าคุณภาพน ้ าทิ้งหลังบ าบัดของโครงการมีปริมาณค่า TDS อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด (ภาพท่ี 4-6)   

7. ปริมาณค่าตะกอนหนกั (Settleable Solids) อยูใ่นช่วง 0-0.1  มิลลิกรัม/ลิตร สรุปไดว้า่คุณภาพน ้าทิ้งหลงับ าบดัของ
โครงการมีปริมาณค่าตะกอนหนกั (ไม่มีมาตรฐาน )(ภาพท่ี 4-7)  

8. ปริมาณค่าซลัไฟด ์(Sulfide) อยูใ่นช่วง 0.3-1.0  มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน <1.0  มิลลิกรัม/ลิตร) (ภาพท่ี 4-8) 
9. ปริมาณ Fecal Coliform Bacteria ทุกเดือนตรวจพบเช้ือ (>1600)  (ไม่มีมาตรฐาน) (ภาพท่ี 4.9) 
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ภาพที่ 4-1 กราฟแสดงปริมาณความเป็นกรดด่าง (pH) ในน ้าท้ิงหลงับ าบดั 
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ผลการวิเคราะห์
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ภาพที่ 4-2 กราฟแสดงปริมาณบีโอดี (BOD) ในน ้าทิ้งหลงับ าบดั 
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ผลการวิเคราะห์

มาตรฐาน ≤ 40 mg/L
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ภาพที่ 4-3 กราฟแสดงค่าของแขง็แขวนลอย (SS) ในน ้าทิ้งหลงับ าบดั 
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มาตรฐาน ≤ 50 mg/L

ผลการวิเคราะห์
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(ระยะด าเนินการ ประจ าเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2568) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  
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ภาพที่ 4-4 กราฟแสดงค่าทีเคเอน็  (TKN) ในน ้าทิ้งหลงับ าบดั 
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กราฟแสดงปริมาณค่าทเีคเอน็ (TKN) ในน า้ทิง้หลงับ าบัด

มาตรฐาน ≤ 40 mg/L

ผลการวิเคราะห์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ ประจ าเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2568) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  
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ภาพที่ 4-5 กราฟแสดงค่าไขมนัและน ้ามนั (Oil & Grease) ในน ้าทิ้งหลงับ าบดั 
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กราฟแสดงปริมาณค่าไขมันและน า้มนั (Oil & Grease) ในน า้ทิง้หลงับ าบัด

มาตรฐาน ≤ 20 mg/L

ผลการวเิคราะห์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ ประจ าเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2568) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด      4-10 

 
 

ภาพที่ 4-6 กราฟแสดงค่าของแขง็ละลายในน ้าทั้งหมด (TDS) ในน ้าทิ้งหลงับ าบดั 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่าของแข็งละลายในน า้ทั้งหมด (TDS) ในน า้ทิง้หลงับ าบัด

มาตรฐาน ≤ 1300 mg/L

ผลการวิเคราะห์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ ประจ าเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2568) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด      4-11 

 
 

ภาพที่ 4-7 กราฟแสดงค่าของแขง็จมตวั  (Settleable Solids) ในน ้าทิ้งหลงับ าบดั 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่าของแข็งจมตวั (Settleable Solids) ในน า้เสียหลงับ าบัด

ผลการวิเคราะห์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ ประจ าเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2568) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด      4-12 

 
 

ภาพที่ 4-8 กราฟแสดงค่าซลัไฟด ์(Sulfide) ในน ้าทิ้งหลงับ าบดั 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ในน า้ทิง้หลงับ าบัด

มาตรฐาน ≤ 1.0  mg/L

ผลการวิเคราะห์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ ประจ าเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2568) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด      4-13 

               
 

ภาพที่ 4-9 กราฟ Fecal Coliform Bacteriaในน ้าทิ้งหลงับ าบดั 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่า Fecal Coliform Bacteria ในน ้าท้ิงหลงับ าบดั

ผลการวิเคราะห์


