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บทท่ี 4 
การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 

61 ไฮด์อะเวย์) (ระยะดำเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง และน้ำ

สระว่ายน้ำโดยทำการเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 สรุปได้ดังนี้  

 
 4.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 

   จากการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์

อะเวย์) จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1) จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด 2) บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของ

โครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด โดยทำการตรวจวัด pH, Biochemical Oxygen Demand, 

Total Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen และOil & Grease โดยทำการตรวจวัด

ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง  เปรียบเทียบ

กับมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, 

อาคารที่ทำการประเภท ข พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าไม่แนวโน้มที่คงที่ แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.1-1 และ

ตารางที่ 4.1-2  
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ตารางที่ 4.1-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 
Hideaway ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 
ท่ีมา    : (1)   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
                                ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ข 
                   *  ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids)ต้องมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าที่เพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, 
                             TDS ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 เท่ากับ 704 mg/L, ประจำเดือนตุลาคม เท่ากับ 702 mg/L, ประจำเดือนพฤศจิกายน เท่ากับ 710 mg/L ประจำเดือนธันวาคม เท่ากับ 728 mg/L และ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566 เท่ากับ 500 mg/L 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำทิง้ 
จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

 16/01/2566 20/02/2566 16/03/2566 10/04/2566 16/05/2566 16/06/2566 

pH at 25  0C - 6.8 7.4 7.2 6.4 7.2 7.0 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 8.4 8.24 7.16 7.48 1.98 4.00 < 30 

Total Suspended Solids mg/L 16 14 10 <10 <10 <10 < 40 

Total Dissolved Solids* mg/L 460 428 416 370 318 317 - 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 8.4 19.4 18.2 19.68 4.32 6.94 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 
Hideaway ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 
ท่ีมา    : (1)   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
                                ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ข 
                   *  ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids)ต้องมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าที่เพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, 
                             TDS ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 เท่ากับ 704 mg/L, ประจำเดือนตุลาคม เท่ากับ 702 mg/L, ประจำเดือนพฤศจิกายน เท่ากับ 710 mg/L ประจำเดือนธันวาคม เท่ากับ 728 mg/L และ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 เท่ากับ 500 mg/L 

 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำทิง้ 
จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

25/07/2566 15/08/2566 15/09/2566 20/10/2566 17/11/2566 19/12/2566 

pH at 25  0C - 6.3 6.7 7.7 7.5 6.4 6.6 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 9.35 14.92 12.38 13.16 18.54 12.30 < 30 

Total Suspended Solids mg/L 11 <10 13 15 10 10 < 40 

Total Dissolved Solids* mg/L 474 376 432 454 222 306 - 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 12.84 14.56 16.33 17.32 16.80 14.35 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 
Hideaway ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 
ท่ีมา    : (1)   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
                                ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำทิง้ 
จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

09/01/2567 13/02/2567 19/03/2567 23/04/2567 21/05/2567 18/06/2567 

pH at 25  0C - 5.3 6.6 7.2 6.6 6.8 6.5 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 28.6 19.9 15.0 20.7 8.7 18.3 < 30 

Total Suspended Solids mg/L 24 <10 16 12 15 10 < 40 

Total Dissolved Solids* mg/L 364 366 356 408 351 286 < 500 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 33.6 24.2 25.8 25.3 25.7 27.4 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 
Hideaway ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023  
ท่ีมา    : *   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการ

ประเภท ข 
  (1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567,  

อาคารที่ทำการประเภท ข 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำทิง้ 
จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

16/07/2567* 06/08/2567* 10/09/2567 15/10/2567 06/11/2567 17/12/2567 

pH at 25  0C - 6.8 6.6 5.8 6.4 5.6 5.9 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 19.3 9.8 22.6 23.4 27.5 28.2 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 11 12 18 22 38 < 40 

Total Dissolved Solids* mg/L 254 316 231 234 268 330 < 500 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 28.2 12.6 28.4 27.8 30.2 32.6 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 
Hideaway ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023  
ท่ีมา    : *   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการ

ประเภท ข 
  (1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567,  

อาคารที่ทำการประเภท ข 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำทิง้ 
จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

13/01/2568 10/02/2568 11/03/2568 22/04/2568 23/05/2568 19/06/2568 

pH at 25  0C - 5.9 6.0 5.8 6.8 6.9 6.8 5.5-9.0 
Biochemical Oxygen 
Demand 

mg/L 27.2 27.6 29.9 29.6 26.8 28.8 < 30 

Total Suspended Solids mg/L 23 19 26 38 13 27 < 40 

Total Dissolved Solids* mg/L 326 322 330 338 302 296 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 32.5 30.8 28.6 34.7 32.8 32.6 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 0.8 <0.1 <0.1 < 1.0 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 
Hideaway ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023  
ท่ีมา    : *   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการ

ประเภท ข 
  (1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567,  

อาคารที่ทำการประเภท ข 

 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำทิง้ 
จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

15/07/2568 14/08/2568 17/09/2568 14/10/2568 26/11/2568 16/12/2568 

pH at 25  0C - 6.9 6.7 7.2 7.2 6.6 6.4 5.5-9.0 
Biochemical Oxygen 
Demand 

mg/L 27.7 25.8 16.7 28.5 29.2 28.6 < 30 

Total Suspended Solids mg/L 30 21 15 11 15 13 < 40 

Total Dissolved Solids* mg/L 288 240 248 296 294 294 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 32.4 30.8 31.9 31.8 34.6 4.9 < 35 

Sulfide mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < 1.0 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.1-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 
Hideaway ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 พักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 
ท่ีมา    : (1)   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการ

ประเภท ข 
                   *  ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids)ต้องมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าที่เพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ ,  TDS ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 เท่ากับ 704 mg/L, 

ประจำเดือนตุลาคม เท่ากับ 702 mg/L, ประจำเดือนพฤศจิกายน เท่ากับ 710 mg/L และประจำเดือนธันวาคม เท่ากับ 728 mg/L และ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566 เท่ากับ 500 mg/L 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำทิง้ 
บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

 16/01/2566 20/02/2566 16/03/2566 10/04/2566 16/05/2566 16/06/2566 

pH at 25  0C - 6.5 7.7 7.6 7.0 7.1 8.0 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 5.1 8.54 8.07 6.48 1.93 4.15 < 30 

Total Suspended Solids mg/L 20 12 13 <10 <10 <10 < 40 

Total Dissolved Solids* mg/L 458 494 488 492 482 554 - 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 20.8 20.6 20.6 17.42 4.26 7.32 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 
61 Hideaway ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 
ท่ีมา    : (1)   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการ

ประเภท ข 
                   *  ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids)ต้องมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าที่เพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ ,  TDS ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 เท่ากับ 704 mg/L, 

ประจำเดือนตุลาคม เท่ากับ 702 mg/L, ประจำเดือนพฤศจิกายน เท่ากับ 710 mg/L และประจำเดือนธันวาคม เท่ากับ 728 mg/L และ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 เท่ากับ 500 mg/L 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำทิง้ 
บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

25/07/2566 15/08/2566 15/09/2566 20/10/2566 17/11/2566 19/12/2566 

pH at 25  0C - 7.6 7.0 7.6 7.7 7.1 7.2 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 8.48 16.41 12.00 11.38 5.28 8.50 < 30 

Total Suspended Solids mg/L 10 10 11 12 15 <10 < 40 

Total Dissolved Solids* mg/L 478 410 484 476 308 486 - 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 10.52 14.00 16.80 15.24 15.26 11.83 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 
61 Hideaway ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 
ท่ีมา    : (1)   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการ

ประเภท ข 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำทิง้ 
บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

09/01/2567 13/02/2567 19/03/2567 23/04/2567 21/05/2567 18/06/2567 

pH at 25  0C - 6.7 7.0 7.3 7.2 7.2 7.9 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 17.0 6.7 14.0 17.8 28.0 12.6 < 30 

Total Suspended Solids mg/L 14 <10 12 10 11 37 < 40 

Total Dissolved Solids* mg/L 480 422 316 447 402 317 < 500 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 16.4 13.6 14.8 14.3 25.8 20.8 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 
61 Hideaway ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023  
ท่ีมา    : *   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการ

ประเภท ข 
  (1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567,  

อาคารที่ทำการประเภท ข 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำทิง้ 
บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

16/07/2567* 06/08/2567* 10/09/2567 15/10/2567 06/11/2567 17/12/2567 

pH at 25  0C - 7.5 7.2 6.3 6.0 6.9 6.1 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 8.3 11.0 21.2 27.9 10.6 22.3 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 14 11 27 <10 20 < 40 

Total Dissolved Solids* mg/L 286 397 334 500 338 312 < 500 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 14.6 15.4 25.6 30.6 13.7 
 

18.7 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 
61 Hideaway ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023  
ท่ีมา    : *   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการ

ประเภท ข 
  (1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567,  

อาคารที่ทำการประเภท ข 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำทิง้ 
บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

13/01/2568 10/02/2568 11/03/2568 22/04/2568 23/05/2568 19/06/2568 

pH at 25  0C - 6.8 6.3 6.6 6.7 6.8 6.9 5.5-9.0 
Biochemical Oxygen 
Demand 

mg/L 29.0 28.2 24.4 27.4 28.2 21.1 < 30 

Total Suspended Solids mg/L 13 27 14 13 20 30 < 40 

Total Dissolved Solids* mg/L 862 344 
 

501 488 576 316 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 16.5 28.2 15.4 332 34.4 22.7 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 0.2 <0.1 <0.1 < 1.0 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 
61 Hideaway ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023  
ท่ีมา    : *   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการ

ประเภท ข 
  (1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567,  

อาคารที่ทำการประเภท ข 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำทิง้ 
บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

15/07/2568 14/08/2568 17/09/2568 14/10/2568 26/11/2568 16/12/2568 

pH at 25  0C - 7.0 6.9 6.8 8.0 6.9 7.3 5.5-9.0 
Biochemical Oxygen 
Demand 

mg/L 25.8 29.1 23.4 <2.0 12.0 27.4 < 30 

Total Suspended Solids mg/L 18 10 <10 <10 19 <10 < 40 

Total Dissolved Solids* mg/L 326 264 258 264 260 324 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 28.6 14.2 6.2 <0.2 1.1 <0.2 < 35 

Sulfide mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < 1.0 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                             รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                  
(ระยะดำเนินการ)                                                                               ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                     ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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4.2  การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality)   

     โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality)     

บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 1) บริเวณน้ำลึก 2) บริเวณน้ำตื้น ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ Total Coliform Bacteria,  

Fecal Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa เดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการ

เก็บตัวอย่างเดือนกันยายน พ.ศ.2565 - ธันวาคม  พ.ศ.2567 ส่วน Total Chlorine, Chloride, Ammonia, Nitrate ตรวจวัดปีละ 1 

ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2566 และเดือนเมษายน พ.ศ.2567เมื่อนำผลการ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) มาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 

32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ใน

ทำนองเดียวกัน พบว่า มีค่าแนวโน้มที่คงที่ แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.2-1 และตารางที่ 4.2-4 



โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) (ระยะดำเนินการ)  
 ของ นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway ระหว่างเดอืนระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
บริเวณน้ำลึก 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

 16/01/2566 20/02/2566 16/03/2566 10/04/2566 16/05/2566 16/06/2566 
pH at 25  0C - 8.1 7.7 7.7 7.5 8.2 8.2 7.2-8.4 

Free Chlorine Mg/L 0.82 0.82 0.82 0.76 0.74 0.74 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 
ml. 

Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 
ml. 

Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 
ml 

Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 
ml 

Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  
aeruginosa 

In 100 
ml 

Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) (ระยะดำเนินการ)  
 ของ นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway ระหว่างเดอืนระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
บริเวณน้ำลึก 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

25/07/2566 15/08/2566 15/09/2566 20/10/2566 17/11/2566 19/12/2566 
pH at 25  0C - 8.4 7.8 8.30 7.9 8.0 8.2 7.2-8.4 

Free Chlorine Mg/L 0.78 0.72 0.82 0.78 0.84 0.86 0.6-1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 
ml. 

Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 
ml. 

Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 
ml 

Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 
ml 

Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  
aeruginosa 

In 100 
ml 

Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) (ระยะดำเนินการ)  
 ของ นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway ระหว่างเดอืนระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
บริเวณน้ำลึก 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

09/01/2567 13/02/2567 19/03/2567 23/04/2567 21/05/2567 18/06/2567 
Total Coliform Bacteria MPN/100 

ml. 
Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 
ml. 

Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 
ml 

Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 
ml 

Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  
aeruginosa 

In 100 
ml 

Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) (ระยะดำเนินการ)  
 ของ นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway ระหว่างเดอืนระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 24th Edition 2023 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
บริเวณน้ำลึก 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

16/07/2567 06/08/2567 10/09/2567 15/10/2567 06/11/2567 17/12/2567 
Total Coliform Bacteria MPN/100 

ml. 
Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 
ml. 

Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 
ml 

Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 
ml 

Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  
aeruginosa 

In 100 
ml 

Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                

 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-19                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) (ระยะดำเนินการ)  
 ของ นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway ระหว่างเดอืนระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 24th Edition 2023 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรือ่ง การควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน้ำ หรือกจิการอืน่ๆ ในทำนองเดียวกนั 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
บริเวณน้ำลึก 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

13/01/2568 10/02/2568 11/03/2568 22/04/2568 23/05/2568 19/06/2568 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. <3 <3 <3 <3 <3 <3 < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) (ระยะดำเนินการ)  
 ของ นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway ระหว่างเดอืนระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 24th Edition 2023 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรือ่ง การควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน้ำ หรือกจิการอืน่ๆ ในทำนองเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
บริเวณน้ำลึก 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

15/07/2568 14/08/2568 17/09/2568 14/10/2568 16/12/2568 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. <3 <3 <3 <3 <3 < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.2-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซริฟ์ 61 ไฮด์อะเวย์) (ระยะดำเนินการ)  
 ของ นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway ระหว่างเดอืนระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำตื้น 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
บริเวณน้ำต้ืน 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

 16/01/2566 20/02/2566 16/03/2566 10/04/2566 16/05/2566 16/06/2566 
pH at 25  0C - 7.4 7.8 7.8 7.4 8.6 8.1 7.2-8.4 

Free Chlorine Mg/L 0.78 0.78 0.84 0.72 0.78 0.82 0.6-1.0 

Total Coliorm Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                

 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-22                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) (ระยะดำเนินการ)  
 ของ นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway ระหว่างเดอืนระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำตื้น 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
บริเวณน้ำต้ืน 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

25/07/2566 15/08/2566 15/09/2566 20/10/2566 17/11/2566 19/12/2566 
pH at 25  0C - 8.4 8.0 8.0 7.8 8.1 7.9 7.2-8.4 

Free Chlorine Mg/L 0.76 0.86 0.76 0.74 0.80 0.80 0.6-1.0 

Total Coliorm Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) (ระยะดำเนินการ)  
 ของ นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway ระหว่างเดอืนระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำตื้น 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
บริเวณน้ำต้ืน 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

09/01/2567 13/02/2567 19/03/2567 23/04/2567 21/05/2567 18/06/2567 
Total Coliorm Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) (ระยะดำเนินการ)  
 ของ นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway ระหว่างเดอืนระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำตื้น 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 24th Edition 2023 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
บริเวณน้ำต้ืน 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

16/07/2567 06/08/2567 10/09/2567 15/10/2567 06/11/2567 17/12/2567 
Total Coliorm Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) (ระยะดำเนินการ)  
 ของ นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway ระหว่างเดอืนระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำตื้น 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 24th Edition 2023 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
บริเวณน้ำต้ืน 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

13/01/2568 10/02/2568 11/03/2568 22/04/2568 23/05/2568 19/06/2568 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. <3 <3 <3 <3 <3 <3 

< 
< 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์) (ระยะดำเนินการ)  
 ของ นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway ระหว่างเดอืนระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำตื้น 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 24th Edition 2023 

 ท่ีมา    :  (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
บริเวณน้ำต้ืน 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

15/07/2568 14/08/2568 17/09/2568 14/10/2568 16/12/2568 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. <3 <3 <3 <3 <3 < 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Escherichia coli In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 



โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                

 

S.P.J.SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                 4-27                                                                                                                                                                                        

ตารางที่ 4.2-3      เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) ตรวจวัดทุก 1 ป ีโครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)              
                         (ระยะดำเนินการ) ของ นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway ระหว่างเดือนระหว่างเดอืนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณน้ำลึก 

หมายเหตุ :      ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
        Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 24th Edition 2023 

(1)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
บริเวณน้ำลึก 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

16/01/2566 20/02/2566 16/03/2566 25/07/2566 23/04/2567 15/10/2567 

Total Chlorine mg/L 0.32 0.22 0.76 0.78 <0.01 581 - 

Chloride mg/L 549 548 579 584 594 <0.01 < 600 

Ammonia-nitrogen mg/L 0.6 0.7 1.4 0.22 0.06 0.08 < 20 

Nitrate-nitrogen mg/L 0.5 0.2 0.2 1.0 0.2 0.6 < 50 



โครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                        รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568                                
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ตารางที่ 4.2-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) ตรวจวัดทุก 1 ป ีโครงการ THE RESERVE 61 HIDEAWAY  (เดอะ รีเซริ์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์)              
                     (ระยะดำเนินการ) ของ นิติบุคคลอาคารชุด The Reserve 61 Hideaway ระหว่างเดือนระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ธันวาคม พ.ศ.2568 และบริเวณนำ้ตื้น 

หมายเหตุ :      ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
        Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 24th Edition 2023 
            (1) พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรอืกิจการอืน่ๆ ในทำนองเดยีวกนั                 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
บริเวณน้ำต้ืน 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

16/01/2566 20/02/2566 16/03/2566 25/07/2566 23/04/2567 15/10/2567 

Total Chlorine mg/L 0.28 0.20 0.78 0.76 <0.01 576 - 

Chloride mg/L 579 528 553 576 590 <0.01 < 600 

Ammonia-nitrogen mg/L 0.6 0.8 0.9 0.11 0.08 0.06 < 20 

Nitrate-nitrogen mg/L 0.3 0.4 0.3 1.0 0.4 0.3 < 50 


