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1 บริษัท เค-วิซ โซลูชั Éน จาํกดั 

รายงานสรุปผลการดาํเนินการลา้งบ่อเก็บนํÊานํÊา 

กรีเน่ คอนโด ดอนเมือง-สรงประภา เฟส ř ไดม้อบหมายให ้บริษัท เค-วิซ โซลูชั Éน จาํกดั 
ดาํเนินการลา้งทาํความสะอาดบ่อเก็บนํÊา ภายใน กรีเน่ คอนโด ดอนเมือง-สรงประภา เฟส ř ประจาํปี 
ŚŝŞŠ โดยมีรายละเอียดดงันีÊ  
ř. วตัถุประสงคข์องโครงการ 

เพืÉอทาํความสะอาดและตรวจสอบสภาพทั Éวไปภายในบ่อเก็บนํÊา กรีเน่ คอนโด ดอนเมือง-สรง
ประภา เฟส ř จาํนวน 3 บอ่ ตามแผนการและขัÊนตอนดาํเนินงานลา้งบ่อเก็บนํÊา 
Ś. ขอบเขตการดาํเนินการ 

สาํหรบัการดําเนินการลา้งบ่อเก็บนํÊาภายใน กรีเน่ คอนโด ดอนเมือง-สรงประภา เฟส ř 
สามารถสรุปรายละเอียดการดาํเนินการได ้ดงันีÊ  
ตารางทีÉ ř รายละเอียดการดาํเนินการ   

 

3. ระยะเวลาดาํเนินการ 

8 – 9 และ 11 ธนัวาคม ŚŝŞ8   

 

  

ลาํดบั รายการ ปริมาตร 
(ลบ.ม.) 

1 Roof Water Tank อาคาร A 80 

2 Roof Water Tank อาคาร B 80 

3 Roof Water Tank อาคาร C 80 
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2 บริษัท เค-วิซ โซลูชั Éน จาํกดั 

4.ขัÊนตอนการดาํเนินการ 

1) ทําการเก็บตัวอย่างนํÊาเพืÉอทําการวดัค่าคุณภาพนํÊาก่อนลา้งบ่อเก็บนํÊา โดยเก็บตัวตัวอย่าง 
ซึÉงมีพารามิเตอรที์Éใชเ้ป็นตัวชีÊ วดั ไดแ้ก่ ค่าความขุ่น, ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่า
คลอรีนอิสระคงเหลือ 

2) ระบายนํÊาทิÊ งจากบ่อเก็บนํÊาก่อนเขา้ทาํความสะอาด 

3) ทําการวดัค่าออกซิเจนภายในบ่อ พรอ้มทัÊงทําการเติมอากาศผ่านพดัลมเติมอากาศลงไป
ในบ่อจนมีค่าไดต้ามมาตรฐานทีÉ řš.ŝ% (v/v) - 23.5% (v/v) และตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ ทุก 1 ชม. ขณะปฏิบติังานในพืÊ นทีÉอบัอากาศ 

4) ใหผู้ป้ฏิบติังานสวมชุด PPE และทาํการฆ่าเชืÊ อโรคก่อนลงทาํงานในบ่อเก็บนํÊา 
5) ทาํการเตรียมขัÊนตอนฆ่าเชืÊ อผูป้ฏิบติังานก่อนลงทาํงาน 

6) ผูป้ฏิบติังานลงทาํงานไดเ้มืÉอ ผูค้วบคุมงานอนุญาต  
7) ทาํการเก็บกวาดขยะ และสิÉงแปลกปลอมภายในบ่อออกมาทิÊ งดา้นนอก 

8) ทําการฉีดลา้งผนังภายในบ่อ ตลอดจนอุปกรณ์ภายในดว้ยเครืÉองฉีดนํÊาแรงดันสูง และขดัถู
ดว้ยแรงงานคน 

9) ฉีดลา้งอีกครัÊงดว้ยนํÊาผสมคลอรีนนํÊา řŘ % 

10) เติมนํÊาเขา้สู่ระบบ 

11) ทาํการเก็บตวัอยา่งนํÊาเพืÉอทาํการวดัค่าคุณภาพหลงัการลา้ง ตามรายละเอียด 

- ค่าความขุ่น ตามมาตรฐานของการประปานครหลวงตอ้งไม่เกิน Ŝ NTU 

- ค่า pH ตอ้งมีค่าอยูร่ะหวา่ง Ş.ŝ – Š.ŝ 

- ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ ตอ้งมีค่าไม่น้อยกวา่ Ř.Ś mg./L 

12) ทดสอบการทาํงานของระบบ  
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3 บริษัท เค-วิซ โซลูชั Éน จาํกดั 

ŝ. สรุปผลการดาํเนินงาน 

5.1 ผลการลา้งทาํความสะอาดถงัเก็บนํÊาใช ้
การดาํเนินการแลว้เสร็จเรียบรอ้ย ตามแผนงานทีÉกาํหนด โดยสรุปผลการดาํเนินการดงันีÊ  
 

ลาํดบั รายการ 
ปริมาตร 
(ลบ.ม.) 

วนัทีÉตาม
แผนงาน วนัทีÉทาํจริง 

1 Roof Water Tank อาคาร A 80 8 ธ.ค..68 8 ธ.ค..68 

2 Roof Water Tank อาคาร B 80 9 ธ.ค..68 9 ธ.ค..68 

3 Roof Water Tank อาคาร C 80 10 ธ.ค..68 10 ธ.ค..68 

 

ŝ.Ś ผลการดาํเนินการตรวจวัดคุณภาพนํÊาก่อนและหลงัทาํลา้งทาํความสะอาดถงัเก็บนํÊา  
ŝ.Ś.ř ค่าความขุ่น 

ตามมาตรฐานทีÉการประปานครหลวงกาํหนดไวต้อ้งไม่ใหเ้กิน 4.00 NTU ไดผ้ลการตรวจวดัค่าความขุ่น 

ดงันีÊ  
 

รายการ 
ค่าความขุ่น (NTU) ผลการ

ตรวจวดั 
ก่อนลา้งถงั หลงัลา้งถงั 

Roof Water Tank อาคาร A 12.03 0.00 ผ่าน 
Roof Water Tank อาคาร B 11.79 0.00 ผ่าน 
Roof Water Tank อาคาร C 11.75 0.00 ผ่าน 

 

ŝ.Ś.Ś ค่า pH 

ตามมาตรฐานของการประปานครหลวง ค่าตอ้งอยูร่ะหวา่ง Ş.ŝ – Š.ŝ ไดผ้ลการตรวจวดัค่า pH ดงันีÊ  
 

รายการ 
ค่า pH ผลการ

ตรวจวดั ก่อนลา้งถงั หลงัลา้งถงั 
Roof Water Tank อาคาร A 7.78 7.29 ผ่าน 
Roof Water Tank อาคาร B 7.54 7.29 ผ่าน 
Roof Water Tank อาคาร C 8.01 7.18 ผ่าน 
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4 บริษัท เค-วิซ โซลูชั Éน จาํกดั 

 

ŝ.Ś.ś ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ 

ตอ้งมีค่าไม่น้อยกว่า Ř.Ś mg/L ตามมาตรฐานของการประปานครหลวง ไดผ้ลการตรวจวดัค่าคลอรีน
อิสระคงเหลือ ดงันีÊ  

รายการ 
ค่าคลอรีนคงเหลือ (mg/L) ผลการ

ตรวจวดั ก่อนลา้งถงั หลงัลา้งถงั 
Roof Water Tank อาคาร A 0.00 0.40 ผ่าน 
Roof Water Tank อาคาร B 0.00 0.40 ผ่าน 
Roof Water Tank อาคาร C 0.00 0.42 ผ่าน 

 

5.3 สรุปผลการดาํเนินงาน 

การลา้งถังเก็บนํÊาภายใน กรีเน่ คอนโด ดอนเมือง-สรงประภา เฟส ř การดําเนินการ
เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและบรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินการ การทํางานในพืÊ นทีÉอับอากาศ
เป็นไปตามขัÊนตอนการทาํงานในพืÊ นทีÉอบัอากาศอยา่งเคร่งครดั และไดม้ีการสรุปขอ้มูลไวด้งันีÊ  

 

Roof Water Tank อาคาร A 

ขนาดบ่อทีÉวดัได ้ 80 ลบ.ม.  
อิเล็กโทรด / ลูกลอย ปกติ ฝาปิด - 
สภาพพืÊ นผิวภายในบ่อ ปกติ สภาพฟุตวาลว์ ปกติ 
ปัญหาทีÉพบ - 

  

  

ภาพภายในบ่อก่อนลา้ง ภาพภายในบ่อหลงัลา้ง 
 

MR-14 น.15/6



 

5 บริษัท เค-วิซ โซลูชั Éน จาํกดั 

 
Roof Water Tank อาคาร B 

ขนาดบ่อทีÉวดัได ้ 80 ลบ.ม.  
อิเล็กโทรด / ลูกลอย ปกติ ฝาปิด - 
สภาพพืÊ นผิวภายในบ่อ ปกติ สภาพฟุตวาลว์ ปกติ 
ปัญหาทีÉพบ - 

  

  

ภาพภายในบ่อก่อนลา้ง ภาพภายในบ่อหลงัลา้ง 
 

Roof Water Tank อาคาร C 

ขนาดบ่อทีÉวดัได ้ 80 ลบ.ม.  
อิเล็กโทรด / ลูกลอย ปกติ ฝาปิด - 
สภาพพืÊ นผิวภายในบ่อ ปกติ สภาพฟุตวาลว์ ปกติ 
ปัญหาทีÉพบ - 

  

  

ภาพภายในบ่อก่อนลา้ง ภาพภายในบ่อหลงัลา้ง 

MR-14 น.15/7



  

 

6 บริษัท เค-วิซ โซลูชั Éน จาํกดั 

Ş. รูปภาพการดาํเนินการ 

 

      
                                                   ฆ่าเชืÊ อโรคก่อนลงทาํงาน                                           ค่านํÊาก่อนลา้ง 

      
                                      ทาํการเติมอากาศและวดัค่าอากาศภายในบ่อ                         ภาพภายในบ่อก่อนลา้ง 

      
                                       ทาํการฉีดลา้งผนังภายในบ่อและทาํการขดั           ทาํความสะอาดและเก็บสิÉงแปลกปลอมภายในบ่อ 

      

                                ฉีดลา้งภายในบ่ออีกครัÊงดว้ยนํÊาผสมคลอรีนนํÊา řŘ %                ทาํการอบดว้ยหลอดไฟ UV-C 

      
                                                    ภาพภายในบ่อหลงัลา้ง                                            ค่านํÊาหลงัลา้ง 
 

ภาพทีÉ ř : Roof Water Tank อาคาร A 
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7 บริษัท เค-วิซ โซลูชั Éน จาํกดั 

 

      
                                                   ฆ่าเชืÊ อโรคก่อนลงทาํงาน                                           ค่านํÊาก่อนลา้ง 

      
                                      ทาํการเติมอากาศและวดัค่าอากาศภายในบ่อ                         ภาพภายในบ่อก่อนลา้ง 

      
                                       ทาํการฉีดลา้งผนังภายในบ่อและทาํการขดั           ทาํความสะอาดและเก็บสิÉงแปลกปลอมภายในบ่อ 

      

                                ฉีดลา้งภายในบ่ออีกครัÊงดว้ยนํÊาผสมคลอรีนนํÊา řŘ %                ทาํการอบดว้ยหลอดไฟ UV-C 

      
                                                    ภาพภายในบ่อหลงัลา้ง                                            ค่านํÊาหลงัลา้ง 
 

ภาพทีÉ 2 : Roof Water Tank อาคาร B 
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8 บริษัท เค-วิซ โซลูชั Éน จาํกดั 

 

      
                                                   ฆ่าเชืÊ อโรคก่อนลงทาํงาน                                           ค่านํÊาก่อนลา้ง 

      
                                      ทาํการเติมอากาศและวดัค่าอากาศภายในบ่อ                         ภาพภายในบ่อก่อนลา้ง 

      
                                       ทาํการฉีดลา้งผนังภายในบ่อและทาํการขดั           ทาํความสะอาดและเก็บสิÉงแปลกปลอมภายในบ่อ 

      

                                ฉีดลา้งภายในบ่ออีกครัÊงดว้ยนํÊาผสมคลอรีนนํÊา řŘ %                ทาํการอบดว้ยหลอดไฟ UV-C 

      
                                                    ภาพภายในบ่อหลงัลา้ง                                            ค่านํÊาหลงัลา้ 

ภาพทีÉ 3 : Roof Water Tank อาคาร C 
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9 บริษัท เค-วิซ โซลูชั Éน จาํกดั 

7. ขอ้เสนอแนะ 

ş.ř ควรมีการตรวจสอบอุปกรณแ์ละระบบการทาํงาน พรอ้มลา้งบ่อเก็บนํÊา ทุก ๆ Ş เดือน ควร
มีการเปลีÉยนอุปกรณที์Éชาํรุด เพืÉอใหม้ีความพรอ้มในการใชง้านอยา่งสมํ Éาเสมอ 
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หนังสือรบัรองการลา้งบ่อเก็บนํÊา 

  บริษัท เค-วิซ โซลูชั Éน จาํกดั ขอรบัรองว่า บริษัทฯ ไดเ้ขา้ดําเนินการลา้งบ่อเก็บนํÊาใหก้บั กรีเน่ 
คอนโด ดอนเมือง-สรงประภา เฟส ř ทีÉอยู ่เลขทีÉ Ŝ řŝ ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร řŘŚřŘ  เมืÉอวนัทีÉ 8 – 9 และ 11 ธนัวาคม ŚŝŞŠ ดว้ยขัÊนตอนการลา้งพรอ้มฉีดพ่น
คลอรีนฆ่าเชืÊ อโรค โดยมีรายละเอียดบ่อเก็บนํÊา ดงันีÊ  

 

ดงันัÊน ทางบริษัท เค-วิซ โซลูชั Éน จาํกดั ไดอ้อกหนังสือรบัรองการปฏิบติังาน ไวเ้พืÉอเป็นหลกัฐานต่อไป 

 

        

 

 

 

          
        

 

 

ลาํดบั รายการ ปริมาตร 
(ลบ.ม.) 

จาํนวน 

1 Roof Water Tank อาคาร A 80 1 

2 Roof Water Tank อาคาร B 80 1 

3 Roof Water Tank อาคาร C 80 1 
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บริษทั เค-วิซ โซลชูั Éน จาํกดั 

www.k-wiz.co.th 
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