
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 เอกสำรกำรตรวจสอบและกำรบ ำรุงรกัษำระบบปรบัอำกำศขนำดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204605394ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204605394

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.04-NEW

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

27 Jul 2025 00:00 - 27 Jul 2025 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

27 Jul 2025 20:12

วันที่ซ่อมเสร็จ

27 Jul 2025 20:18

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER 04-NEW Wt

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

10 แรงดันไฟฟ้าของเมน อนุมัติ 0.08 0.2

30 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
ขณะใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.2

80 ตู้DisplayPanelทำงานได้
เป็นปกติ อนุมัติ 0.08 0.1

90 ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่
ตัวเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

 

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโม

100 ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

110 แท่นเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1

120 ทำความสะอาดปัดฝุ่นตัว
เครื่อง อนุมัติ 1 2

140 ตรวจสอบระดับ
น้ำมันCompressor อนุมัติ 0.08 0.1

190 อุณหภูมิภายใน
ห้อง………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

200 ทำความสะอาดห้องเครื่อง อนุมัติ 2 8

210 ทำความ
ส Fl D i G tt อนุมัติ 1 2

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 

No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

341974 PHASE R กระแส
ไฟฟ้า R อนุมัติ 600 - 1200 920 27 Jul 2025

20:17

341975 PHASE S กระแส
ไฟฟ้า S อนุมัติ 600 - 1200 923 27 Jul 2025

20:17

341976 PHASE T กระแส
ไฟฟ้า T อนุมัติ 600 - 1200 923 27 Jul 2025

20:17

341977 PHASE R แรง
ดันไฟฟ้า R อนุมัติ 375 - 415 385 27 Jul 2025

20:17

341978 PHASE S แรง
ดันไฟฟ้า S อนุมัติ 375 - 415 386 27 Jul 2025

20:17

341979 PHASE T แรง
ดันไฟฟ้า T อนุมัติ 375 - 415 382 27 Jul 2025

20:17

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

 

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Surachai
Yangaun

CHILLER
No.04-NEW 4.64 13 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

1



 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
27 Jul 2025 06:39

ผู้รับมอบหมาย
Surachai Yangaun
27 Jul 2025 20:12

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

28 Jul 2025 15:32

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork
thunpidcha
Rectangle



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204651141ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204651141

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

MA. CHILLER No.04-NEW

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

27 Aug 2025 00:00 - 27 Aug 2025 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

27 Aug 2025 13:46

วันที่ซ่อมเสร็จ

31 Aug 2025 01:05

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Aciv

10 เข้าดำเนินการ
บำรุงรักษา อนุมัติ 0.5 0.5 OFN

All  records

Showing 1 to 1 of 1 entries



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 

No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

 

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Sutee Gusub MA. CHILLER
No.04-NEW 0.5 0.5 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 1



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

Download (https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2885939/attachment/20250831

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
27 Aug 2025 06:39

ผู้รับมอบหมาย
Sutee Gusub

27 Aug 2025 13:46
ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri
31 Aug 2025 09:47

https://property.centralpattana.co.th/content/upload/pm_work/2885939/attachment/20250831010503564.pdf
https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork
thunpidcha
Rectangle



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204745449ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204745449

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.2

แผนซ่อม

28 Oct 2025 00:00 - 28 Oct 2025 00:00

1

2

3

4

11/18/25, 9:13 PM PM Work : 2204745449 - CPN Smart Property

https://property.centralpattana.co.th/PM/PMWork?id=2974331 1/5



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

วันที่เริ่มซ่อม

18 Nov 2025 18:21

วันที่ซ่อมเสร็จ

18 Nov 2025 18:34

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Chiller 02 inc SP

ต้นทุน

001PK11560

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) A

10 แรงดันไฟฟ้าของเมน อนุมัติ 0.08 0.2 O

30 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
ขณะใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.2 O

80 ตู้DisplayPanelทำงานได้
เป็นปกติ อนุมัติ 0.08 0.1 O

90 ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่
ตัวเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1 O

100 ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1 O

110 แท่นเครื่องจักรอยู่ใน
สภาพดี อนุมัติ 0.08 0.1 O

120 ทำความสะอาดปัดฝุ่นตัว
เครื่อง อนุมัติ 1 2 O

All  records

11/18/25, 9:13 PM PM Work : 2204745449 - CPN Smart Property

https://property.centralpattana.co.th/PM/PMWork?id=2974331 2/5



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) A

140 ตรวจสอบระดับ
น้ำมันCompressor อนุมัติ 0.08 0.1 O

190 อุณหภูมิภายใน
ห้อง………….oC อนุมัติ 0.08 0.1 O

200 ทำความสะอาดห้องเครื่อง อนุมัติ 2 8 O

210 ทำความ อนุมัติ 1 2 O

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity Type

No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

155525 PHASE R แรง
ดันไฟฟ้า เฟส R อนุมัติ 375 - 415 386 18 Nov 2025

18:27 ปก

155526 PHASE S แรง
ดันไฟฟ้า เฟส S อนุมัติ 375 - 415 388 18 Nov 2025

18:27 ปก

155527 PHASE T แรง
ดันไฟฟ้า เฟส T อนุมัติ 375 - 415 384 18 Nov 2025

18:27 ปก

155528 PHASE R กระเเส
ไฟฟ้า เฟส R อนุมัติ 350 - 600 420 18 Nov 2025

18:28 ปก

155529 PHASE S กระเเส
ไฟฟ้า เฟส S อนุมัติ 350 - 600 514 18 Nov 2025

18:28 ปก

155530 PHASE T กระเเส
ไฟฟ้า เฟส T อนุมัติ 350 - 600 519 18 Nov 2025

18:28 ปก

156051 อุณหภูมิห้อง
อุณหภูมิ ห้อง อนุมัติ 27 - 35 35 18 Nov 2025

18:28 ปก

All  records

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

11/18/25, 9:13 PM PM Work : 2204745449 - CPN Smart Property

https://property.centralpattana.co.th/PM/PMWork?id=2974331 3/5



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

 

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Nuntasak
Chanapol CHILLER No.2 4.64 13 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
29 Oct 2025 06:43

ผู้รับมอบหมาย
Nuntasak Chanapol

18 Nov 2025 18:21

1

11/18/25, 9:13 PM PM Work : 2204745449 - CPN Smart Property

https://property.centralpattana.co.th/PM/PMWork?id=2974331 4/5

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork
thunpidcha
Rectangle



ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

18 Nov 2025 21:11

11/18/25, 9:13 PM PM Work : 2204745449 - CPN Smart Property

https://property.centralpattana.co.th/PM/PMWork?id=2974331 5/5

thunpidcha
Rectangle



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 เอกสำรกำรตรวจสอบและกำรบ ำรุงรกัษำเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204589029ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204589029

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

Generator No.1 (W)

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

14 Jul 2025 00:00 - 14 Jul 2025 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

14 Jul 2025 12:20

วันที่ซ่อมเสร็จ

14 Jul 2025 16:03

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-RE(GEN)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator RE(GEN) No.1

ต้นทุน

001PK11570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Ac

10 ระดับน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 OF

20
ระดับน้ำระบาย
ความร้อน
เครื่องยนต์

อนุมัติ 0.08 0.1 OF

30 Fillterกรองอากาศ อนุมัติ 0.08 0.1 OF

40 Fillterกรองน้ำมัน
เชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 OF

All  records



 

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Ac

50 Fillterกรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 OF

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 OF

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 OF

80 ท่อน้ำระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 OF

90
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
Amp

อนุมัติ 0.08 0.1 OF

100 ระดับน้ำกลั่น
ในBattery อนุมัติ 0.08 0.1 OF

110 ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1 OF

120 ชั่วโมงการทำงาน
ก่อนStartเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1 OF

160
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่…………
AMP

อนุมัติ 0.08 0.1 OF

Showing 1 to 13 of 13 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

130 การสตาร์ทเครื่องยนต์
อัตโนมัติ(test) อนุมัติ 0.08 0.1

140 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR อนุมัติ 0.08 0.1

150 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM. อนุมัติ 0.08 0.1

170 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

180 การหมุนเวียนน้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

190 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ…………นาที อนุมัติ 0.16 0.2

200 ตั้งสวิทช์ทำงานไว้
ที่AutoMatic อนุมัติ 0.08 0.1

210 เสียงเครื่องยนต์
และGenerator อนุมัติ 0.08 0.1

220 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ผลิตได้………..Volt อนุมัติ 0.08 0.1

230 ลมระบายความร้อน
ผ่านหม้อน้ำ อนุมัติ 0.08 0.1

Showing 1 to 10 of 10 entries

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154663
กระเเสไฟ
ชาร์ตBattery กระ
เเสไฟฟ้า

อนุมัติ 1 - 2 2 14 Jul 2025
15:56

154667
ระดับเชื้อเพลิงใน
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ระดับน้ำมัน

อนุมัติ 1840 - 2300 1990 14 Jul 2025
15:55

All  records

Showing 1 to 2 of 2 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All  records



พนักงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154664 แรงดันไฟฟ้าที่ผลิ
ดได้ แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 415 14 Jul 2025

15:55

154665
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์
ความเร็วรอบ

อนุมัติ 1500 - 1600 14 Jul 2025
15:55

154666 แรงดันน้ำมันหล่อ
ลื่น แรงดันน้ำมัน อนุมัติ 20 - 40 14 Jul 2025

15:55

Showing 1 to 3 of 3 entries

 

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Tawatchai
Pangta

Generator No.1
(W) 1.92 2.4 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่พร้อมใช้งาน

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork


ผู้มอบหมายงาน
14 Jul 2025 06:42

ผู้รับมอบหมาย
Tawatchai Pangta
14 Jul 2025 12:20

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
15 Jul 2025 11:54

thunpidcha
Rectangle



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204641329ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204641329

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

Generator No.1 (W)

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

18 Aug 2025 00:00 - 18 Aug 2025 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

18 Aug 2025 11:32

วันที่ซ่อมเสร็จ

18 Aug 2025 12:39

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-RE(GEN)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator RE(GEN) No.1

ต้นทุน

001PK11570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Ac

10 ระดับน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 OF

30 Fillterกรองอากาศ อนุมัติ 0.08 0.1 OF

40 Fillterกรองน้ำมัน
เชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 OF

50 Fillterกรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 OF

All  records



 

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Ac

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1 OF

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1 OF

80 ท่อน้ำระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1 OF

90
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
Amp

อนุมัติ 0.08 0.1 OF

100 ระดับน้ำกลั่น
ในBattery อนุมัติ 0.08 0.1 OF

110 ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1 OF

160
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่…………
AMP

อนุมัติ 0.08 0.1 OF

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

20 ระดับน้ำระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

120 ชั่วโมงการทำงาน
ก่อนStartเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

130 การสตาร์ทเครื่องยนต์
อัตโนมัติ(test) อนุมัติ 0.08 0.1

140 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR อนุมัติ 0.08 0.1

150 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM. อนุมัติ 0.08 0.1

170 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

180 การหมุนเวียนน้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1

190 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ…………นาที อนุมัติ 0.16 0.2

200 ตั้งสวิทช์ทำงานไว้
ที่AutoMatic อนุมัติ 0.08 0.1

210 เสียงเครื่องยนต์
และGenerator อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

220 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ผลิตได้………..Volt อนุมัติ 0.08 0.1

230 ลมระบายความร้อน
ผ่านหม้อน้ำ อนุมัติ 0.08 0.1

Showing 1 to 12 of 12 entries

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154663
กระเเสไฟ
ชาร์ตBattery กระ
เเสไฟฟ้า

อนุมัติ 1 - 2 18 Aug 2025
12:38

154664 แรงดันไฟฟ้าที่ผลิ
ดได้ แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 415 18 Aug 2025

12:38

154665
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์
ความเร็วรอบ

อนุมัติ 1500 - 1600 18 Aug 2025
12:38

154666 แรงดันน้ำมันหล่อ
ลื่น แรงดันน้ำมัน อนุมัติ 20 - 40 18 Aug 2025

12:38

154667
ระดับเชื้อเพลิงใน
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ระดับน้ำมัน

อนุมัติ 1840 - 2300 18 Aug 2025
12:38

All  records

Showing 1 to 5 of 5 entries



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

 

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

Tawatchai
Pangta

Generator No.1
(W) 1.92 2.4 ลบ

5  records

Showing 1 to 1 of 1 entries
 

ไม่พร้อมใช้งาน

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
18 Aug 2025 06:41

ผู้รับมอบหมาย
Tawatchai Pangta
18 Aug 2025 11:32

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

18 Aug 2025 19:57

1

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork
thunpidcha
Rectangle



 รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2204654852ใบงานซ่อมบำรุง

SAP No: -

Order No: -

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

รอการตอบรับจากหน่วยงาน
AWAITING ACCEPT

กำลังดำเนินการ
IN PROCESS

รอการอนุมัติ
AWAITING APPROVE

ปิดงาน (สมบูรณ์)
COMPLETE

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204654852

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

Generator No.2 (W)

แผนซ่อม

1

2

3

4



รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายการการดำเนินงาน 

01 Sep 2025 00:00 - 01 Sep 2025 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

01 Sep 2025 09:33

วันที่ซ่อมเสร็จ

01 Sep 2025 15:36

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-RE(GEN)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator RE(GEN) No.2

ต้นทุน

001PK11570

Breakdown

สถานะ ปกติ

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

10 ระดับน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

20 ระดับน้ำระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

30 Fillterกรองอากาศ อนุมัติ 0.08 0.1

40 Fillterกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

All  records



 

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)

50 Fillterกรองน้ำมัน
หล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

60 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง อนุมัติ 0.08 0.1

70 ท่อน้ำมันหล่อลื่น อนุมัติ 0.08 0.1

80 ท่อน้ำระบายความร้อน
เครื่องยนต์ อนุมัติ 0.08 0.1

90
ระบบไฟ
ชาร์ทBattery………
Amp

อนุมัติ 0.08 0.1

100 ระดับน้ำกลั่น
ในBattery อนุมัติ 0.08 0.1

110 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังใช้งาน อนุมัติ 0.08 0.1

120 ชั่วโมงการทำงาน
ก่อนStartเครื่อง อนุมัติ 0.08 0.1

130 การสตาร์ทเครื่องยนต์
อัตโนมัติ(test) อนุมัติ 0.08 0.1

140 แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ในเครื่องยนต์…..BAR อนุมัติ 0.08 0.1

150 ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์……..RPM. อนุมัติ 0.08 0.1

160
กระแสไฟฟ้าชาร์ท
แบตเตอรี่…………
AMP.

อนุมัติ 0.08 0.1

170 อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน………….oC อนุมัติ 0.08 0.1

180 การหมุนเวียนน้ำ
ระบายความร้อน อนุมัติ 0.08 0.1

190 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ…………นาที อนุมัติ 0.16 0.2

200 ตั้งสวิทช์ทำงานไว้
ที่AutoMatic อนุมัติ 0.08 0.1

210 เสียงเครื่องยนต์
และGenerator อนุมัติ 0.08 0.1

220 แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ผลิตได้………..Volt อนุมัติ 0.08 0.1

230 ลมระบายความร้อน
ผ่ ม้ น้ำ อนุมัติ 0.08 0.1

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง) Acivity 

No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries



บันทึกค่าจุดตรวจวัด 

พนักงาน

สถานะ ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน

154668
กระเเสไฟ
ชาร์ตBattery กระ
เเสไฟฟ้า

อนุมัติ 1 - 2 2 01 Sep 2025
15:35

154669 แรงดันไฟฟ้าที่ผลิ
ดได้ แรงดันไฟฟ้า อนุมัติ 380 - 415 399 01 Sep 2025

15:35

154670
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์
ความเร็วรอบ

อนุมัติ 1500 - 1600 1524 01 Sep 2025
15:35

154671
อุณหภูมิน้ำระบาย
ความร้อน
อุณหภูมิ

อนุมัติ 70 - 220 167 01 Sep 2025
15:35

154672 แรงดันน้ำมันหล่อ
ลื่น แรงดัน อนุมัติ 20 - 40 30 01 Sep 2025

15:35

154673
ระดับเชื้อเพลิงใน
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ระดับน้ำมัน

อนุมัติ 1500 - 2000 1955 01 Sep 2025
15:35

All  records

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

 

No รายการตรวจสอบ สถานะ ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด ค่าที่วัดได้ วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table

All  records

Showing 0 to 0 of 0 entries

 

5  records

ชื่อช่าง(พนักงาน) รายการปฏิบัติงาน แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง) เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

 

พร้อมใช้งาน

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
01 Sep 2025 06:43

ผู้รับมอบหมาย
Tawatchai Pangta
01 Sep 2025 09:33

ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

01 Sep 2025 18:03

https://property.centralpattana.co.th/PM/SearchPMWork
thunpidcha
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6.10 แผนส ำรอง/ฉุกเฉินกรณีท่ีระบบบ ำบดัน ้ำเสียช ำรุด 
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6.11 แผนงำนสูบไขมนั และสิ่งปฏิกูล 
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6.12 สญัญำว่ำจำ้งกำรตรวจสอบและกำรบ ำรุงรกัษำอุปกรณป้์องกนัอคัคีภยั 

 

  



หนงัสอืขออนุมตั ิ/ Memo No. : 400-2022/A02483

CFRO Date: 5/6/2022 5:08:28 PM

    
เร ื�อง / Subject : ขออนุมัตงิานบํารุงรักษาระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้(Fire Alarm) ประจําปี 2565 - 2569
เรยีน / Approver : คณุพรินิ ีพริ�งศลุกะ
ผา่น / Approver List : คณุประชา สนุทรโอวาท, คณุปิยะดา สขุเอมโอษฐ์
จาํนวนเงนิ / Amount : [ไมร่ะบจํุานวนเงนิ]
เอกสารแนบ / Attachments :  1. ตารางสรุปราคางานบํารุงรักษาระบบแจง้เหตเุพลงิไหม.้xlsx

 2. ใบเสนอราคา Fire Alarm 34 สาขา Teeya Master.pdf
 3. ใบเสนอราคา Fire Alarm 34 สาขา Teeya Master (กอ่นปรับลด).pdf
 4. PKO ใบประเมนิ บจ.เอ็ด.ด ียนูติ.pdf
 5. RM3 ใบประเมนิ บจ.เอ็ด.ด ียนูติ.pdf
 6. ใบเสนอราคา Fire Alarm สาขา RM3 HD Unit.pdf
 7. ใบเสนอราคา Rev Fire Alarm สาขา RM3 HD Unit.pdf
 8. ใบเสนอราคา Fire Alarm สาขา PKO HD Unit.pdf
 9. ใบเสนอราคา Rev Fire Alarm สาขา PKO HD Unit.pdf

                  เนื.องดว้ยสัญญาบํารงุรักษาระบบแจง้เหตเุพลงิไหมป้ระจําปี 2564 สิ�นสดุลง คณะกรรมการจัดซื�อจัดจา้ง
ประกอบดว้ยหน่วยงานสสม./ฝ่ายบญัช ีและแผนกจัดซื�อกลาง ไดร้ว่มกนัตอ่รองราคาคา่บรกิารบํารงุรักษาประจําปี 2565-2569 ผลสรปุดังนี�
 

 
เหตผุลประกอบการคดัเลอืก

คัดเลอืกผูใ้หบ้รกิารรายเดมิใหบ้รกิารตอ่เนื.องในแตล่ะสาขา ดว้ยเหตผุลประกอบดังนี� 

1. บรษัิทตยิะมาสเตอรใ์หบ้รกิารใน 32 สาขา เนื.องจากเป็นตัวแทนจําหน่ายผลติภัณฑ ์Edward และ EST โดยมขีอ้กาํหนดให ้บจ.ตยิะมาสเตอร์
เป็นผูแ้กไ้ข Error ของระบบเทา่นั�น

2. บรษัิท HD Unit ใหบ้รกิารใน 2 สาขา เนื.องจากเป็นผูใ้หบ้รกิารรายเดมิมคีวามเขา้ใจระบบภาพรวมทั �งศนูย์
ซ ึ.งจะทาํใหแ้กไ้ขปัญหาตา่งๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว

3. หน่วยงาน สสม. และคณะกรรมการ ไดพ้จิารณาปรับมาตรฐานการเขา้บรกิารของ บจ. HD Unit จาก 12 ครั �ง/ปี เหลอื 3 ครั �ง/ปี
ทั �งนี�จํานวนการตรวจเชค็อุปกรณ์ยงัคงเทา่เดมิ

4. ตน้สังกดัเห็นชอบในการปรับ Scope ซึ.งส่งผลใหค้า่บรกิารรายปีมกีารเปลี.ยนแปลงจากราคาเดมิ
โดยเจรจาปรับลดการตรวจพื�นที.รา้นคา้แตป่ระสทิธภิาพการทาํงานของระบบยงัคงเดมิ การปรับ Scope แยกเป็น 2 กลุม่ดังนี�  

1. SOW#1 : scope การตรวจนอ้ยกวา่มาตรฐาน สสม. เหน็ชอบใหป้รับรายการขึ!นใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
2. SOW#2 : scope การตรวจสงูกวา่มาตรฐาน สสม. เหน็ชอบใหป้รับรายการลงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
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5. สาขา CWT ไม่เปลี.ยน Scope (SOW#2) คงการตรวจพื�นที.สว่นกลางและพื�นที.ผูเ้ชา่ เนื.องจากตอ้งสง่ Report การตรวจเชค็สง่ใหผู้เ้ชา่
6. ตารางคํานวณโดยละเอยีดตามไฟลแ์นบ

บจ.เอ็ด ด ียนูิต เป็นผูใ้หบ้รกิารสาขา RM3 และ PKO เสนอราคารวมเป็นมลูค่า 158,975 บาท
(หนึ.งแสนหา้หมื.นแปดพันเกา้รอ้ยเจ็ดสบิหา้บาทถว้น)(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ.ม)
บจ.ตยิะ มาสเตอร ์เป็นผูใ้หบ้รกิารใหบ้รกิารกบั CPN 32 สาขา เสนอราคารวมเป็นมูลคา่ 2,899,300 บาท
(สองลา้นแปดแสนเกา้หมื.นเกา้พนัสามรอ้บบาทถว้น)(ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ.ม)
สว่นประหยดัราคาตอ่รองหลังจากปรับสโคปรวมเป็นมูลคา่ 1,051,330 บาท
(หนึ.งลา้นหา้หมื.นหนึ.งพนัสามรอ้ยสามสบิบาทถว้น)(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ.ม)
บจ.เอ็ด ด ียนูิต ยนืราคา 3 ปี และจัดทําสัญญา 3 ปี
บจ.ตยิะ มาสเตอร ์ยนืราคา 5 ปี และจัดทําสัญญา 5 ปี

 
จงึเรยีนมาเพื�อโปรดพจิารณาอนุมตัเิห็นชอบและเพื�อข ึ!นแคตตาล็อคระบบจดัซื!อออนไลน์

                                                                                  ขอแสดงความนบัถอื
                                                                                   คุณพฤทธิ.  ศรรีตัน์
                                                                                 ผช.ผจก.แผนกจดัซื!อ

**มใิหผู้ใ้ดเผยแพรข่อ้มลูและเงื�อนไขทางการคา้สูภ่ายนอกองคก์รโดยเด็ดขาด**
“Confidential data only for CPN

 
 

 

   ขอแสดงความนับถอื / Regards
   คณุพฤทธิ_ ศรรีัตน์
   ---------------------------------
   (คณุพฤทธิ_ ศรรีัตน์)
   ผูช้ว่ยผูจ้ัดการ
   06/05/2022
   
   
   ผูอ้นุมัต ิ/ Approver
   คณุพรินิี พริ�งศลุกะ
   ---------------------------------
   (คณุพรินิี พริ�งศลุกะ)
   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่
   07/06/2022
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