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EE ELECTRICAL SYSTEM 36 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 36 31
EE ELECTRICAL SYSTEM( High Risk) 36 H 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 36 31
EE HIGH VOLT SWITCH GEAR (High Risk) 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EE RMU Ring Main Unit No.1 1 RMU-A-B-01 A B EE-RoomD (B.FL) H M M M M M M M M M M Y/SC M
EE TRANSFORMER(High Risk) 4 H 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
EE TR TRANSFORMER NO.01 (DRY TYPE) 1 TR-A-B-01 A B Electrical Room H M M M M M M M M M M Y/SC M
EE TR TRANSFORMER NO.02 (DRY TYPE) 1 TR-A-B-02 A B Electrical Room H M M M M M M M M M M Y/SC M
EE TR TRANSFORMER NO.01 (OIL TYPE) 1 TR-D-1-01 D 1 Electrical Room H M M M M M M M M M M Y/SC M
EE TR TRANSFORMER NO.02 (OIL TYPE) 1 TR-D-1-02 D 1 Electrical Room H M M M M M M M M M M Y/SC M
EE MAIN DISTRIBUTION BOARD(High Risk) 4 H 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
EE MDB Main Distribution Board  No.1 1 MDB-A-B-01 A B Electrical Room H M M M M M M M M M M Y/SC M
EE MDB Main Distribution Board  No.2 1 MDB-A-B-02 A B Electrical Room H M M M M M M M M M M Y/SC M
EE MDB Main Distribution Board  No.1 1 MDB-D-1-01 D 1 Electrical Room H M M M M M M M M M M Y/SC M
EE MDB Main Distribution Board  No.2 1 MDB-D-1-02 D 1 Electrical Room H M M M M M M M M M M Y/SC M
EE CAPACITOR BANK(High Risk) 4 H 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
EE CAP - CAPACITOR BANK NO.01 1 CBP-A-B-01 A B EE-Room (B FL) H M M M M M M M M M M Y/SC M
EE CAP - CAPACITOR BANK NO.02 1 CBP-A-B-02 A B EE-Room (B FL) H M M M M M M M M M M Y/SC M
EE CAP - CAPACITOR BANK NO.01 1 CBP-D-1-01 D 1 EE-Room (1 FL) H M M M M M M M M M M Y/SC M
EE CAP - CAPACITOR BANK NO.02 1 CBP-D-1-02 D 1 EE-Room (1 FL) H M M M M M M M M M M Y/SC M
EE UN-INTERRUPTION POWER SUPPLY (UPS) 11 H 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
EE UPS UPS Cath Lab 1 UPS-A-B-01 A B EE-Room (B FL) H M Y/SC M M M M M M M M M M
EE UPS UPS CT,IT,ICU,OR 1 UPS-A-B-02 A B EE-Room (B FL) H M Y/SC M M M M M M M M M M
EE UPS UPS MRI 1 UPS-A-1-01 A 1 CT RoomA (1FL) H M Y/SC M M M M M M M M M M
EE UPS UPS ENT 1 UPS-A-2-01 A 2 Electrical (ชาร์ปไฟ 2FL) H M Y/SC M M M M M M M M M M
EE UPS UPS EE RoomD (Gen Room) 1 UPS-D-1-01 D 1 Generator Room H M Y/SC M M M M M M M M M M
EE UPS UPS EE RoomD (MDB Room) 1 UPS-D-1-02 D 1 MDB Room H M Y/SC M M M M M M M M M M
EE UPS UPS OR 1 UPS-C-3-01 C 3 OR H M Y/SC M M M M M M M M M M
EE UPS UPS Server IT 4C 1 UPS-C-4-01 C 4 Server IT (4C FL) H M Y/SC M M M M M M M M M M
EE UPS UPS EE Room 10C 1 UPS-C-10-01 C 10 Electrical  (ชาร์ปไฟ11C FL) M Y/SC M M M M M M M M M M ADD
EE UPS UPS EE Room 11C 1 UPS-C-11-01 C 11 Electrical  (ชาร์ปไฟ11C FL) H M Y/SC M M M M M M M M M M ADD
EE UPS UPS EE Room 12C 1 UPS-C-12-01 C 12 Electrical  (ชาร์ปไฟ12C FL) H M Y/SC M M M M M M M M M M
EE GENERATOR SET(High Risk) 4 H 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
EE GEN Generator Set No.01 1 GEN-A-B-01 A B Generator Room H W/SC W W W/SC W Y/SC W/SC W W W/SC W W
EE GEN Generator Set No.02 1 GEN-D-1-01 D 1 Generator Room H W/SC W W W/SC W Y/SC W/SC W W W/SC W W
EE STR Diesel Storage Tank No.01 1 DST-A-B-01 A B Generator Room(A) H W W W W W W W W W W W W
EE STR Diesel Storage Tank No.02 1 DST-D-1-01 D 1 Generator Room(D) H W W W W W W W W W W W W
EE Automatic Transfer Switch (High Risk) 2 H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EE ATS Automatic Transfer Switch  No.01 1 ATS-A-B-01 A B EE Room H M M M M M M M M M M Y/SC M
EE ATS Automatic Transfer Switch  No.02 1 ATS-D-1-01 A 1 EE Room H M M M M M M M M M M Y/SC M
EE HELIPORT BEACON (High Risk) 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EE HB - HELIPORT BEACON NO.01 1  HB-C-R-01 C R CPR : TOP H M M M M M M M M M M M M
EE EARTH PIT GROUNDING(High Risk) 5 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
EE ELP Earth Pit Grounding No.01 1 EPG-A-G-01 A G Ground Floor H Y
EE ELP Earth Pit Grounding No.02 1 EPG-B-G-01 B G Ground Floor H Y
EE ELP Earth Pit Grounding No.03 1 EPG-C-G-01 C G Ground Floor H Y
EE ELP Earth Pit Grounding No.04 1 EPG-D-G-01 D G Ground Floor H Y
EE ELP Earth Pit Grounding No.05 1 EPG-E-G-01 E G Ground Floor H Y
ER ELECTRICAL EMERGENCY  SYSTEM 885 855 855 841 841 841 841 855 869 869 869 855 855
ER EMERGENCY LIGHT 551 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521
ER EML Emergency Light  No. 01 1 EML-A-R-01 A R ห้องชิลเลอร์ M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 02 1 EML-A-R-02 A R ห้องเคร่ืองลิฟต์ M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 03 1 EML-A-R-03 A R ห้องป้ัมน ้าชิลเลอร์ M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 04 1 EML-A-R-04 A R ห้องไฟดาดฟ้า M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 05 1 EML-A-R-05 A R ห้องป๊ัม A M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 06 1 EML-A-R-06 A R ห้องดีแทคดาดฟ้า M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 07 1 EML-A-10-01 A 10 หนา้ห้อง 1002 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 08 1 EML-A-10-02 A 10 หนา้ห้อง  1016 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 09 1 EML-A-10-03 A 10 หนา้ห้อง  1019 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 10 1 EML-A-10-04 A 10 หนา้ห้อง  1023 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 11 1 EML-A-10-05 A 10 บนัไดหนีไฟ W10 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 12 1 EML-A-10-06 A 10 บนัไดหนีไฟกลาง ชั้น 10 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 13 1 EML-A-9-01 A 9 หนา้ห้อง  915 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 14 1 EML-A-9-02 A 9 เคาน์เตอร์ ward  9 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 15 1 EML-A-9-03 A 9 หนา้ห้อง  923 M M M Y M M M M M M M M
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ER EML Emergency Light  No. 16 1 EML-A-9-04 A 9 หนา้ห้อง  907 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 17 1 EML-A-9-05 A 9 บนัไดหนีไฟ W9 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 18 1 EML-A-9-06 A 9 บนัไดหนีไฟกลาง ชั้น 9 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 19 1 EML-A-8-01 A 8 หนา้ห้อง  815 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 20 1 EML-A-8-02 A 8 เคาน์เตอร์ ward  8 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 21 1 EML-A-8-03 A 8 หนา้ห้อง  807 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 22 1 EML-A-8-04 A 8 หนา้ห้อง  823 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 23 1 EML-A-8-05 A 8 บนัไดหนีไฟ W8 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 24 1 EML-A-8-06 A 8 บนัไดหนีไฟกลาง ชั้น 8 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 25 1 EML-A-7-01 A 7 หนา้ห้อง  715 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 26 1 EML-A-7-02 A 7 เคาน์เตอร์ ward  7 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 27 1 EML-A-7-03 A 7 หนา้ห้อง  707 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 28 1 EML-A-7-04 A 7 หนา้ห้อง  723 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 29 1 EML-A-7-05 A 7 บนัไดหนีไฟ W7 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 30 1 EML-A-7-06 A 7 บนัไดหนีไฟกลาง ชั้น 7 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 31 1 EML-A-6-01 A 6 หนา้ห้อง  615 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 32 1 EML-A-6-02 A 6 เคาน์เตอร์ ward  6 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 33 1 EML-A-6-03 A 6 หนา้ห้อง  607 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 34 1 EML-A-6-04 A 6 หนา้ห้อง  623 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 35 1 EML-A-6-05 A 6 บนัไดหนีไฟ W6 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 36 1 EML-A-6-06 A 6 บนัไดหนีไฟกลาง ชั้น 6 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 37 1 EML-A-5-01 A 5 หนา้ห้อง  515 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 38 1 EML-A-5-02 A 5 เคาน์เตอร์ ward  5 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 39 1 EML-A-5-03 A 5 หนา้ห้อง  507 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 40 1 EML-A-5-04 A 5 หนา้ห้อง  523 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 41 1 EML-A-5-05 A 5 บนัไดหนีไฟ W5 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 42 1 EML-A-5-06 A 5 บนัไดหนีไฟกลาง ชั้น 5 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 43 1 EML-A-4-01 A 4 บนัไดหนีไฟ ชั้น 4 ออกไตเทียม M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 44 1 EML-A-4-02 A 4 ห้องผา้เป้ือน M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 45 1 EML-A-4-03 A 4 ในห้องไฟศูนยค์วามงาม M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 46 1 EML-A-4-04 A 4 ห้องประชุม  4 A M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 47 1 EML-A-4-05 A 4 หนา้ลิฟยพ์นกังานชั้น  4 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 48 1 EML-A-4-06 A 4 ทางเดินขา้งหลงัไตเทียม M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 49 1 EML-A-4-07 A 4 บนัไดทางหนีไฟชั้น  4 ลงชั้น 3 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 50 1 EML-A-4-08 A 4 บนัไดหนีไฟกลาง ชั้น 4 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 51 1 EML-A-4-09 A 4 ขา้งลิฟทส่์งยา M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 52 1 EML-A-4-10 A 4 ในห้องสญัญาณชีพ M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 53 1 EML-A-4-11 A 4 หนา้ห้องหตัการ 1 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 54 1 EML-A-4-12 A 4 ในห้องเก็บเคร่ืองมือ M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 55 1 EML-A-4-13 A 4 ห้องกระตุน้พฒันาการ M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 56 1 EML-A-4-14 A 4 ประตูทางออกดา้นหลงั M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 57 1 EML-A-4-15 A 4 บรรไดกลางทางลง M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 58 1 EML-A-4-16 A 4 ส่วนกลางทางเดินหนา้ห้องตรวจ 5 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 59 1 EML-A-3-01 A 3 หนา้ห้องน ้าชายชั้น  3 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 60 1 EML-A-3-02 A 3 หนา้ห้องรอคลอด  Nursery M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 61 1 EML-A-3-03 A 3 ห้องรอคลอด 2 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 62 1 EML-A-3-04 A 3 หนา้ห้องคลอด M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 63 1 EML-A-3-05 A 3 ทางเดิน  Nursery M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 64 1 EML-A-3-06 A 3 Nursery  ICU M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 65 1 EML-A-3-07 A 3 ห้องเบรกเจา้หนา้ท่ี M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 66 1 EML-A-3-08 A 3 ห้อง Control Cath Lab M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 67 1 EML-A-3-09 A 3 ห้องพกัฟ้ืน M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 68 1 EML-A-3-10 A 3 ห้องรับแขก OR M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 69 1 EML-A-3-11 A 3 ห้อง OR 1 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 70 1 EML-A-3-12 A 3 ห้อง OR 2 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 71 1 EML-A-3-13 A 3 ห้อง OR 3 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 72 1 EML-A-3-14 A 3 ห้อง OR 4 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 73 1 EML-A-3-15 A 3 ห้อง OR 5 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 74 1 EML-A-3-16 A 3 ห้อง OR 6 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 75 1 EML-A-3-17 A 3 ขา้งห้อง  ICU  9 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 76 1 EML-A-3-18 A 3 เคาน์เตอร์  ICU M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 77 1 EML-A-3-19 A 3 เคาน์เตอร์  CCU M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 78 1 EML-A-3-20 A 3 บนัไดทางหนีไฟชั้น  3 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 79 1 EML-A-3-21 A 3 บนัไดหนีไฟกลางชั้น 3 M M M Y M M M M M M M M
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ER EML Emergency Light  No. 80 1 EML-A-2-01 A 2 หนา้ห้องน ้าชายชั้น  2 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 81 1 EML-A-2-02 A 2 หนา้ห้องน ้าหญิงชั้น  2 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 82 1 EML-A-2-03 A 2 บนัไดทางหนีไฟชั้น  2 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 83 1 EML-A-2-04 A 2 บนัไดทางหนีไฟกลางชั้น  2 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 84 1 EML-A-2-05 A 2 หนา้ห้องตรวจ 4 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 85 1 EML-A-2-06 A 2 ทางเดินหนา้ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 86 1 EML-A-2-07 A 2 หนา้ประตูห้องน ้าชายหญิง M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 87 1 EML-A-2-08 A 2 หนา้ห้องผา้ M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 88 1 EML-A-1-05 A 1 ห้องช่วยชีวิต (Super Red ) 1 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 89 1 EML-A-1-06 A 1 ห้องช่วยชีวิต (Super Red ) 2 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 90 1 EML-A-1-07 A 1 หนา้ห้องตรวจหมอ ขา้ง Admission M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 91 1 EML-A-1-08 A 1 ห้องเดินบตัร M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 92 1 EML-A-1-09 A 1 X – Ray M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 93 1 EML-A-1-10 A 1 บนัไดทางหนีไฟใหม่ชั้น  1 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 94 1 EML-A-1-11 A 1 ขา้งเคาน์เตอร์ Ortho M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 95 1 EML-A-B-01 A B บนัไดเวชระเบียนชั้นใตดิ้น ทางข้ึนชั้น 1 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 96 1 EML-A-B-02 A B เวชระเบียนชั้นใตดิ้น (ตรงเสาห้ิงพระ) M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 97 1 EML-A-B-03 A B ตูเ้อกสารเวชระเบียนดา้นใน M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 98 1 EML-A-B-04 A B ตูเ้อกสารเวชระเบียนตรงกลาง M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 99 1 EML-A-B-05 A B เวชระเบียนชั้นใตดิ้น M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 100 1 EML-A-B-06 A B เวชระเบียนชั้นใตดิ้น M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 101 1 EML-A-B-07 A B เวชระเบียนชั้นใตดิ้น M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 102 1 EML-A-B-08 A B คลงัยาใตดิ้น M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 103 1 EML-A-B-09 A B ห้องเก็บยาชั้นใตดิ้น M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 104 1 EML-A-B-10 A B ลิฟยย์า  2 ชั้น  ชั้นใตดิ้น M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 105 1 EML-A-B-11 A B ห้องช่าง M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 106 1 EML-A-B-12 A B ห้อง MDB M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 107 1 EML-A-B-13 A B ห้องป้ัมน ้าดบัเพลิง M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 108 1 EML-A-B-14 A B ห้อง  Gen M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 109 1 EML-A-B-15 A B ห้องก๊าซ 1 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 110 1 EML-A-B-16 A B ห้องก๊าซ 2 M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 111 1 EML-E-B-01 E B หนา้ห้องน ้าชั้น B ตึก E M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 112 1 EML-E-1-01 E B หลงัเคาเตอร์การเงิน Occ.Med. M M M Y M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 113 1 EML-E-1-02 E B ห้องปฏิบติัการพยาบาล Occ.Med. M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 114 1 EML-E-1-03 E B ห้องตรวจ Occ.Med.3 M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 115 1 EML-E-1-04 E B ห้องตรวจ Occ.Med.6 M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 116 1 EML-E-1-05 E B หนา้ห้องเจาะเลือด M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 117 1 EML-E-1-06 E B จุดรอเจาะเลือด M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 118 1 EML-E-2-01 E 1 หนา้ห้อง C2  Wellness M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 119 1 EML-E-2-02 E 1 หนา้ห้องสญัญาณชีพ M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 120 1 EML-E-2-03 E 1 หนา้แผนกจกัษุ M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 121 1 EML-E-2-04 E 1 หนา้ห้องน ้าชั้น  1 ตึก  E M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 122 1 EML-E-2-05 E 1 หนา้ห้องตรวจ E4 M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 123 1 EML-E-2-06 E 1 บนป้ายทางหนีไฟ Fire Exit M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 124 1 EML-E-2-07 E 1 บนป้ายทางหนีไฟ Fire Exit M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 125 1 EML-B-1-01 B 1 หนา้ลิฟยช์ั้น  1 ตึก  B M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 126 1 EML-B-1-02 B 1 โรงครัวท่ีเตรียมอาหาร M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 127 1 EML-B-1-03 B 1 โรงครัวท่ีลา้งผกัห้องอาหาร M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 128 1 EML-B-1-04 B 1 ครัวผูป่้วย M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 129 1 EML-B-1-05 B 1 ทางลงบนัไดชั้น 1 ตึก B M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 130 1 EML-B-1-06 B 1 ห้องป่ันอาหาร M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 131 1 EML-B-1-07 B 1 คร่ัวอาหารตามสัง่ M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 132 1 EML-B-1-08 B 1 ครัวแคนทีน M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 133 1 EML-B-2-01 B 2 ทางลงบนัไดชั้น 2 ตึก B M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 134 1 EML-B-2-02 B 2 ขา้งห้องน ้าชาย ชั้น 2 ตึก B M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 135 1 EML-B-3-01 B 3 หนา้ลิฟยช์ั้น  3  ตึก  B M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 136 1 EML-B-3-02 B 3 ทางลงบนัไดชั้น 3 ตึก B M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 137 1 EML-B-3-03 B 3 ดา้นหลงัประตูทางออกชั้น 3 ตึก B M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 138 1 EML-B-3-04 B 3 ห้องประชุม 3B M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 139 1 EML-B-3-05 B 3 ห้องประชุม 3B #1 M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 140 1 EML-B-3-06 B 3 ห้องประชุม 3B #2 M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 141 1 EML-B-3-07 B 3 ห้องประชุม 3B #3 M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 142 1 EML-B-3-08 B 3 ห้องประชุม 3B #4 M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 143 1 EML-B-3-09 B 3 ห้องประชุม 3B #5 M M Y M M M M M M M M M
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ER EML Emergency Light  No. 144 1 EML-B-3-10 B 3 ห้องประชุม 3B #6 M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 145 1 EML-B-3-11 B 3 ห้องน ้า 3B หญิง M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 146 1 EML-B-3-12 B 3 ห้องน ้า 3B ชาย M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 147 1 EML-B-4-01 B 4 หนา้ลิฟท์ M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 148 1 EML-B-4-02 B 4 ส่วนกลาง M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 149 1 EML-B-4-03 B 4 ห้องถ่ายเอกสาร M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 150 1 EML-B-4-04 B 4 แผนก HR M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 151 1 EML-B-5-01 B 5 หนา้ห้องผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 152 1 EML-B-5-02 B 5 ทางเดินฝ่ายบุคคล M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 153 1 EML-B-5-03 B 5 ห้องหวัหนา้ฝ่ายบุคคล M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 154 1 EML-B-5-04 B 5 เคาทเ์ตอร์ M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 155 1 EML-B-5-05 B 5 ทางเดิน M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 156 1 EML-B-5-06 B 5 ห้องประชุม M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 157 1 EML-B-5-07 B 5 ห้องสมคัรงาน M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 158 1 EML-B-5-08 B 5 ห้องเทรนน่ิง M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 159 1 EML-B-5-09 B 5 หนา้ลิฟท ์ชั้น 5 M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 160 1 EML-B-5-10 B 5 ทางลงบนัไดชั้น 5 ตึก B M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 161 1 EML-B-5-11 B 5 ดา้นหลงัประตูหนีไฟ ชั้น 5 ตึก B M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 162 1 EML-B-5-12 B 5 หนา้ห้องน ้า ชาย-หญิง M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 163 1 EML-B-5-13 B 5 ในห้องน ้าหญิง M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 164 1 EML-B-6-01 B 6 เคร่ืองมือแพทย์ M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 165 1 EML-B-6-02 B 6 หนา้ลิฟยช์ั้น  6  ตึก  B M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 166 1 EML-B-6-03 B 6 ทางลงบนัไดชั้น 6 ตึกB M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 167 1 EML-B-6-04 B 6 ดา้นหลงัประตูทางออกชั้น 6ตึกB M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 168 1 EML-B-6-05 B 6 ห้องลิฟทตึ์ก  B M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 169 1 EML-B-7-01 B 7 ห้องลิฟทตึ์ก  B M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 170 1 EML-B-7-02 B 7 ทางลงบนัไดชั้น 7 ตึก B M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 173 1 EML-C-B-03 C B หวัมุมทางเล้ียวชั้น B M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 174 1 EML-C-B-04 C B หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น B M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 175 1 EML-C-B-05 C B หนา้ห้องชาร์ปไฟชั้น B M M Y M M M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 176 1 EML-C-B-06 C B หนา้ลิฟทพ์นกังาน M M Y M M M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 177 1 EML-C-B-07 C B ตูเ้มนไฟเดรนป๊ัม M M Y M M M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 178 1 EML-C-B-08 C B ทางเดินใตดิ้น 1 M M Y M M M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 179 1 EML-C-B-09 C B ทางเดินใตดิ้น 2 M M Y M M M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 180 1 EML-C-1-01 C 1 บนัไดหนีไฟชั้น 1 ฝ่ังอาคาร D M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 181 1 EML-C-1-02 C 1 บนัไดหนีไฟชั้น 1 ฝ่ังอาคาร A M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 182 1 EML-C-1-03 C 1 บนัไดทางเช่ือมชั้น 1 อาคาร C M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 183 1 EML-C-1-04 C 1 OPD 1 หนา้ห้อง Treatment M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 184 1 EML-C-1-05 C 1 หนา้เคาทเ์ตอร์ OPD1 M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 185 1 EML-C-1-06 C 1 เสาประตูทางเช่ือมชั้น 1 M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 186 1 EML-C-1-07 C 1 เสาหนา้ห้องเจาะเลือด M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 187 1 EML-C-1-08 C 1 เสาหนา้ห้องยา M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 188 1 EML-C-1-09 C 1 ในห้องน ้าชาย M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 189 1 EML-C-1-10 C 1 ในห้องน ้าคนพิการ M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 190 1 EML-C-1-11 C 1 ในห้องน ้าหญิง M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 191 1 EML-C-1-12 C 1 หนา้ลิฟทลู์กคา้ชั้น 1 M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 192 1 EML-C-1-13 C 1 ตรงขา้มขา้มร้าน Starbucks M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 193 1 EML-C-1-14 C 1 ประตูทางเขา้ฝ่ังทิศเหนือ M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 194 1 EML-C-1-15 C 1 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 1 M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 195 1 EML-C-1-16 C 1 แผนก JMC M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 196 1 EML-C-1-17 C 1 หนา้ลิฟท ์JMC M M Y M M M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 197 1 EML-C-2-01 C 2 บนัไดหนีไฟชั้น 2 ฝ่ังอาคาร D M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 198 1 EML-C-2-02 C 2 บนัไดหนีไฟชั้น 2 ฝ่ังอาคาร A M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 199 1 EML-C-2-03 C 2 บนัไดทางเช่ือมชั้น 2 อาคาร C M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 200 1 EML-C-2-04 C 2 OPD 1 หนา้ห้อง Treatment 2 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 201 1 EML-C-2-05 C 2 OPD เด็กหนา้ห้อง 3 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 202 1 EML-C-2-06 C 2 OPD เด็กโถงพกัญาติ M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 203 1 EML-C-2-07 C 2 ประตูทางเขา้ OPD เด็ก M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 204 1 EML-C-2-08 C 2 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 2 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 205 1 EML-C-2-09 C 2 หนา้เคาทเ์ตอร์ OPD สูติ M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 206 1 EML-C-2-10 C 2 OPD สูติหนา้ห้อง 4 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 207 1 EML-C-2-11 C 2 ในห้องน ้า OPD สูติ M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 208 1 EML-C-2-12 C 2 ทางเขา้ OPD สูติ M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 209 1 EML-C-2-13 C 2 หนา้ห้องการเงินชั้น 2 M M M M Y M M M M M M M
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ER EML Emergency Light  No. 210 1 EML-C-2-14 C 2 หนา้บนัไดเล่ือนชั้น 2 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 211 1 EML-C-2-15 C 2 เสาทางเขา้วคัซีนเด็ก M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 212 1 EML-C-2-16 C 2 วคัซีนเด็กห้อง Treatment 3 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 213 1 EML-C-2-17 C 2 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 2 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 214 1 EML-C-2-18 C 2 ในห้องน ้าชาย M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 215 1 EML-C-2-19 C 2 ในห้องน ้าคนพิการ M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 216 1 EML-C-3-01 C 3 WAITING AREA M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 217 1 EML-C-3-02 C 3 STAFF LOUNGE M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 218 1 EML-C-3-03 C 3 LOCKER 60 คน M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 219 1 EML-C-3-04 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้องน ้าส่วนกลาง M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 220 1 EML-C-3-05 C 3 LOCKER 51 คน M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 221 1 EML-C-3-06 C 3 ทางเดินหนา้ห้อง STAFF ON CALL M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 222 1 EML-C-3-07 C 3 ทางเดินหนา้ห้อง DOCTOR ON CALL M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 223 1 EML-C-3-08 C 3 ทางเดินหนา้ห้อง PRE-OP M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 224 1 EML-C-3-09 C 3 ห้อง PRE-OP M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 225 1 EML-C-3-10 C 3 เสาหนา้ประตูในห้อง PRE-OP M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 226 1 EML-C-3-11 C 3 เสาในห้อง RECOVERY M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 227 1 EML-C-3-12 C 3 ห้อง RECOVERY M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 228 1 EML-C-3-13 C 3 ทางเดินหนา้ห้อง OR3 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 229 1 EML-C-3-14 C 3 ทางเดินหลงัห้อง OR3 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 230 1 EML-C-3-15 C 3 ทางเดินหลงัห้อง OR6 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 231 1 EML-C-3-16 C 3 ทางเดินหลงัห้อง OR7 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 232 1 EML-C-3-17 C 3 ทางเดินหลงัห้อง OR8 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 233 1 EML-C-3-18 C 3 ทางเดินหลงัแผนก OB. LDR. (สูติ, ห้องคลอด) M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 234 1 EML-C-3-19 C 3 ทางเดินหลงัห้อง STAFF LOUNGE OB. LDR. M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 235 1 EML-C-3-20 C 3 ทางเดินหลงัห้อง NURSERY M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 236 1 EML-C-3-21 C 3 NURSERY M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 237 1 EML-C-3-22 C 3 ทางเดินหนา้ห้อง EQUIPMENT (OB) M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 238 1 EML-C-3-23 C 3 ทางเดินก่อนเขา้แผนก NURSERY M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 239 1 EML-C-3-24 C 3 ทางเดินหนา้ห้อง OR9 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 240 1 EML-C-3-25 C 3 หนา้ลิฟทบ์ริการ M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 241 1 EML-C-3-26 C 3 จุดเปล่ียนเตียง M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 242 1 EML-C-3-27 C 3 หนา้ประตูทางเขา้จุดเปล่ียนเตียง M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 243 1 EML-C-3-28 C 3 ทางเดินหนา้ห้อง OR4 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 244 1 EML-C-3-29 C 3 ทางเดินหนา้ห้อง OR7 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 245 1 EML-C-3-30 C 3 แผนก OB. LDR. (สูติ, ห้องคลอด) M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 246 1 EML-C-3-31 C 3 ทางเดินขา้งห้อง Dr.ON CALL แผนก OB. LDR. M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 247 1 EML-C-3-32 C 3 โถงทางเดินส่วนกลางหนา้แผนก NURSERY M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 248 1 EML-C-3-33 C 3 โถงทางเดินส่วนกลาง ทางเช่ือมอาคาร A M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 249 1 EML-C-4-01 C 4 บนัไดหนีไฟชั้น 4 ฝ่ังอาคาร D M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 250 1 EML-C-4-02 C 4 บนัไดหนีไฟชั้น 4 ฝ่ังอาคาร A M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 251 1 EML-C-4-03 C 4 บนัไดทางเช่ือมชั้น 4 อาคาร C M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 252 1 EML-C-4-04 C 4 หนา้ห้องเปล่ียนเส้ือผา้ Cadio M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 253 1 EML-C-4-05 C 4 หนา้เคาทเ์ตอร์ Cadio M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 254 1 EML-C-4-06 C 4 ท่ีพกัญาติ Cadio M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 255 1 EML-C-4-07 C 4 หนา้แผนก Cadio M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 256 1 EML-C-4-08 C 4 หนา้ลิฟท ์JMC M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 257 1 EML-C-4-09 C 4 หนา้ห้องน ้าห้องพกัแพทย์ M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 258 1 EML-C-4-10 C 4 ห้องประชุมในห้องพกัแพทย์ M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 259 1 EML-C-4-11 C 4 หนา้ห้องประชุม 4 C M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 260 1 EML-C-4-12 C 4 หนา้ห้องน ้าหญิงขา้งห้องประชุม M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 261 1 EML-C-4-13 C 4 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 262 1 EML-C-4-14 C 4 หนา้ห้องตรวจ GI 1 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 263 1 EML-C-4-15 C 4 หนา้ห้องน ้าหญิง GI M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 264 1 EML-C-4-16 C 4 หนา้ห้องพกัฟ้ืน M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 265 1 EML-C-5-01 C 5 บนัไดหนีไฟชั้น 5 ฝ่ังอาคาร D M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 266 1 EML-C-5-02 C 5 บนัไดหนีไฟชั้น 5 ฝ่ังอาคาร A M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 267 1 EML-C-5-03 C 5 บนัไดทางเช่ือมชั้น 5 อาคาร C M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 268 1 EML-C-5-04 C 5 หนา้ประตูหนีไฟฝ่ังอาคารD M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 269 1 EML-C-5-05 C 5 หนา้ห้อง 518 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 270 1 EML-C-5-06 C 5 หนา้ห้อง  514 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 271 1 EML-C-5-07 C 5 ห้องพกัญาติชั้น 5 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 272 1 EML-C-5-08 C 5 หนา้ห้อง 509 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 273 1 EML-C-5-09 C 5 หนา้ห้อง 506 M M M M Y M M M M M M M

5 ภาคผนวก ค. หน้า 5



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
8224

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY PLAN  2026

ENGINEERING EQUIPMENT LIST
LOCATION PM MASTER PLAN

 AT SITE ….………SSH……………

AMOUNT (Set) REMARKSystem Sub CODE BUILDING FLOOR AREA Risk

ER EML Emergency Light  No. 274 1 EML-C-5-10 C 5 หนา้ห้อง 501 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 275 1 EML-C-5-11 C 5 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 5 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 276 1 EML-C-5-12 C 5 เคาทเ์ตอร์ NSR M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 277 1 EML-C-5-13 C 5 ประตูหลงั NSR M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 278 1 EML-C-5-14 C 5 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 5 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 279 1 EML-C-6-01 C 6 บนัไดหนีไฟชั้น 6 ฝ่ังอาคาร D M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 280 1 EML-C-6-02 C 6 บนัไดหนีไฟชั้น 6 ฝ่ังอาคาร A M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 281 1 EML-C-6-03 C 6 บนัไดทางเช่ือมชั้น 6 อาคาร C M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 282 1 EML-C-6-04 C 6 หนา้ประตูหนีไฟฝ่ังอาคารD M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 283 1 EML-C-6-05 C 6 หนา้ห้อง 618 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 284 1 EML-C-6-06 C 6 หนา้ห้อง 614 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 285 1 EML-C-6-07 C 6 ห้องพกัญาติชั้น 6 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 286 1 EML-C-6-08 C 6 หนา้ห้อง 609 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 287 1 EML-C-6-09 C 6 หนา้ห้อง 606 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 288 1 EML-C-6-10 C 6 หนา้ห้อง 601 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 289 1 EML-C-6-11 C 6 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 6 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 290 1 EML-C-6-12 C 6 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 6 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 291 1 EML-C-7-01 C 7 บนัไดหนีไฟชั้น 7 ฝ่ังอาคาร D M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 292 1 EML-C-7-02 C 7 บนัไดหนีไฟชั้น 7 ฝ่ังอาคาร A M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 293 1 EML-C-7-03 C 7 บนัไดทางเช่ือมชั้น 7 อาคาร C M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 294 1 EML-C-7-04 C 7 หนา้ประตูหนีไฟฝ่ังอาคารD M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 295 1 EML-C-7-05 C 7 หนา้ห้อง 718 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 296 1 EML-C-7-06 C 7 หนา้ห้อง 714 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 297 1 EML-C-7-07 C 7 ห้องพกัญาติชั้น 7 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 298 1 EML-C-7-08 C 7 หนา้ห้อง 709 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 299 1 EML-C-7-09 C 7 หนา้ห้อง 710 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 300 1 EML-C-7-10 C 7 หนา้ห้อง 711 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 301 1 EML-C-7-11 C 7 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 7 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 302 1 EML-C-7-12 C 7 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 7 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 303 1 EML-C-8-01 C 8 บนัไดหนีไฟชั้น 8 ฝ่ังอาคาร D M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 304 1 EML-C-8-02 C 8 บนัไดหนีไฟชั้น 8ฝ่ังอาคาร A M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 305 1 EML-C-8-03 C 8 บนัไดทางเช่ือมชั้น 8 อาคาร C M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 306 1 EML-C-8-04 C 8 หนา้ประตูหนีไฟฝ่ังอาคารD M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 307 1 EML-C-8-05 C 8 หนา้ห้อง 818 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 308 1 EML-C-8-06 C 8 หนา้ห้อง 814 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 309 1 EML-C-8-07 C 8 ห้องพกัญาติชั้น 8 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 310 1 EML-C-8-08 C 8 หนา้ห้อง 809 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 311 1 EML-C-8-09 C 8 หนา้ห้อง 810 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 312 1 EML-C-8-10 C 8 หนา้ห้อง 811 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 313 1 EML-C-8-11 C 8 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 8 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 314 1 EML-C-8-12 C 8 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 8 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 315 1 EML-C-9-01 C 9 บนัไดหนีไฟชั้น 9 ฝ่ังอาคาร D M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 316 1 EML-C-9-02 C 9 บนัไดหนีไฟชั้น 9 ฝ่ังอาคาร A M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 317 1 EML-C-9-03 C 9 บนัไดทางเช่ือมชั้น 9 อาคาร C M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 318 1 EML-C-9-04 C 9 หนา้ประตูหนีไฟฝ่ังอาคารD M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 319 1 EML-C-9-05 C 9 หนา้ห้อง 918 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 320 1 EML-C-9-06 C 9 หนา้ห้อง 914 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 321 1 EML-C-9-07 C 9 ห้องพกัญาติชั้น 9 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 322 1 EML-C-9-08 C 9 หนา้ห้อง 909 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 323 1 EML-C-9-09 C 9 หนา้ห้อง 906 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 324 1 EML-C-9-10 C 9 หนา้ห้อง 901 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 325 1 EML-C-9-11 C 9 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 9 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 326 1 EML-C-9-12 C 9 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 9 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 327 1 EML-C-10-01 C 10 บนัไดหนีไฟชั้น 10 ฝ่ังอาคาร D M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 328 1 EML-C-10-02 C 10 บนัไดหนีไฟชั้น 10 ฝ่ังอาคาร A M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 329 1 EML-C-10-03 C 10 บนัไดทางเช่ือมชั้น 10 อาคาร C M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 330 1 EML-C-10-04 C 10 หนา้ห้อง 1001 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 331 1 EML-C-10-05 C 10 หนา้ห้อง 1003 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 332 1 EML-C-10-06 C 10 หนา้ห้อง 1004 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 333 1 EML-C-10-07 C 10 หนา้ห้อง 1006 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 334 1 EML-C-10-08 C 10 หนา้ห้อง 1007 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 335 1 EML-C-10-09 C 10 หนา้ห้อง 1009 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 336 1 EML-C-10-10 C 10 ประตูหนีไฟทา้ย ward M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 337 1 EML-C-10-11 C 10 เคาน์เตอร์พยาบาล M M M M Y M M M M M M M ADD
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ER EML Emergency Light  No. 338 1 EML-C-10-12 C 10 หนา้ประตูทางเขา้ M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 339 1 EML-C-10-13 C 10 หนา้ลิฟทพ์นกังาน M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 340 1 EML-C-10-14 C 10 หนา้ลิฟทลู์กคา้ M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 341 1 EML-C-10-15 C 10 หนา้ประตูทางเขา้ M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 342 1 EML-C-10-16 C 10 ในห้องไฟฟ้า M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 330 1 EML-C-11-01 C 11 บนัไดหนีไฟชั้น 11 ฝ่ังอาคาร D M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 331 1 EML-C-11-02 C 11 บนัไดหนีไฟชั้น 11 ฝ่ังอาคาร A M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 332 1 EML-C-11-03 C 11 บนัไดทางเช่ือมชั้น 11 อาคาร C M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 333 1 EML-C-11-04 C 11 หนา้ลิฟทพ์นกังาน M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 334 1 EML-C-11-05 C 11 ทางเดินหนา้ห้องน ้าชาย - หญิง M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 335 1 EML-C-11-06 C 11 ในห้องน ้าชาย M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 336 1 EML-C-11-07 C 11 ในห้องน ้าหญิง M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 337 1 EML-C-11-08 C 11 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 338 1 EML-C-11-09 C 11 ในห้องไฟฟ้า M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 339 1 EML-C-11-10 C 11 ในห้องเก็บเวชภณัฑ์ M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 340 1 EML-C-11-11 C 11 หนา้ห้องเก็บเวชภฯัฑ์ M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 341 1 EML-C-11-12 C 11 ในห้องอุปกรณ์และผา้เป้ือน M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 342 1 EML-C-11-13 C 11 ห้องตรวจ 1 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 343 1 EML-C-11-14 C 11 ห้องตรวจ 2 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 344 1 EML-C-11-15 C 11 ห้องตรวจ 3 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 345 1 EML-C-11-16 C 11 ห้องตรวจ 4 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 346 1 EML-C-11-17 C 11 ห้องตรวจ 5 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 347 1 EML-C-11-18 C 11 ห้องหตัถการ 1 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 348 1 EML-C-11-19 C 11 ห้องหตัถการ 2 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 349 1 EML-C-11-20 C 11 ห้องให้ค  าปรึกษา M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 350 1 EML-C-11-21 C 11 ห้อง Fibroscan M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 351 1 EML-C-11-22 C 11 ห้องวดัสญัญาณชีพ M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 352 1 EML-C-11-23 C 11 หนา้ลิฟทส่์งยา M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 353 1 EML-C-11-24 C 11 หลงัเคาน์เตอร์ M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 354 1 EML-C-11-25 C 11 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 5 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 355 1 EML-C-11-26 C 11 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 4 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 356 1 EML-C-11-27 C 11 ทางเดินหนา้ห้องหตัถการ 2 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 357 1 EML-C-11-28 C 11 ทางเดินหนา้ห้องให้ค  าปรึกษา M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 358 1 EML-C-11-29 C 11 ทางเดินหนา้ห้องวดัส ญญาณชีพ M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 359 1 EML-C-11-30 C 11 โถงพกัคอย 1 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 360 1 EML-C-11-31 C 11 โถงพกัคอย 2 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 361 1 EML-C-11-32 C 11 โถงพกัค่อย ฝ่ังห้องส่องกลอ้ง M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 362 1 EML-C-11-33 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ 1 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 363 1 EML-C-11-34 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ 2 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 364 1 EML-C-11-35 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ 3 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 365 1 EML-C-11-36 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ 4 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 366 1 EML-C-11-37 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ 5 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 367 1 EML-C-11-38 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ 6 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 368 1 EML-C-11-39 C 11 ทางเดินหนา้ห้องเตรียมล าไส้ 2 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 369 1 EML-C-11-40 C 11 ทางเดินขา้งห้องเตรียมล าไส้ 5 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 370 1 EML-C-11-41 C 11 ทางเดินหนา้ห้องเตรียมล าไส้ 6 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 371 1 EML-C-11-42 C 11 ห้องรอท าหตัถการ M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 372 1 EML-C-11-43 C 11 ทางเดินหนา้ห้องรอท าหตัถการ M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 373 1 EML-C-11-44 C 11 ห้องส่องกลอ้ง 1 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 374 1 EML-C-11-45 C 11 ห้องส่องกลอ้ง 2 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 375 1 EML-C-11-46 C 11 ห้องเก็บของขา้งห้องส่องกลอ้ง M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 376 1 EML-C-11-47 C 11 ทางเดินหนา้ห้องพกัฟ้ืน M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 377 1 EML-C-11-48 C 11 ห้องพกัฟ้ืน 1 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 378 1 EML-C-11-49 C 11 ห้องพกัฟ้ืน 2 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 379 1 EML-C-11-50 C 11 ห้องเก็บกลอ้ง M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 380 1 EML-C-11-51 C 11 ห้องลา้งกลอ้ง M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 381 1 EML-C-11-52 C 11 ทางเดินดา้นหลง้ห้องส่องกลอ้ง 1 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 382 1 EML-C-11-53 C 11 ทางเดินดา้นหลง้ห้องส่องกลอ้ง 2 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 383 1 EML-C-11-54 C 11 ทางเดินดา้นหลง้ห้องส่องกลอ้ง 3 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 384 1 EML-C-11-55 C 11 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 385 1 EML-C-11-56 C 11 ห้องน ้าเจา้หนา้ท่ี M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 386 1 EML-C-12-01 C 12 บนัไดหนีไฟชั้น 12 ฝ่ังอาคาร D M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 387 1 EML-C-12-02 C 12 บนัไดหนีไฟชั้น 12 ฝ่ังอาคาร A M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 388 1 EML-C-12-03 C 12 บนัไดทางเช่ือมชั้น 12 อาคาร C M M M M Y M M M M M M M
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ER EML Emergency Light  No. 389 1 EML-C-12-04 C 12 ห้องไฟฟ้าชั้น 12 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 390 1 EML-C-12-05 C 12 หนา้ห้อง 1201 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 391 1 EML-C-12-06 C 12 หนา้ห้อง 1207 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 392 1 EML-C-12-07 C 12 เคาทเ์ตอร์ OPD ดา้นหนา้ M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 393 1 EML-C-12-08 C 12 เคาทเ์ตอร์ OPD ดา้นใน M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 394 1 EML-C-12-09 C 12 หนา้บนัไดหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 395 1 EML-C-12-10 C 12 หนา้ห้องตรวจแพทย์ M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 396 1 EML-C-12-11 C 12 หนา้ห้อง Treatment Room M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 397 1 EML-C-12-12 C 12 เคาทเ์ตอร์ IPD M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 398 1 EML-C-12-13 C 12 หนา้ลิฟท ์Japan M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 399 1 EML-C-12-14 C 12 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 12 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 400 1 EML-C-14-01 C 14 ในห้องโถง M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 401 1 EML-C-14-02 C 14 ในห้องโถง M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 402 1 EML-C-14-03 C 14 ในห้องโถง M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 403 1 EML-C-14-04 C 14 ในห้อง Coffee M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 404 1 EML-C-14-05 C 14 ในห้อง Internet M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 405 1 EML-C-14-06 C 14 ทางเดินหนา้ห้อง Library M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 406 1 EML-C-14-07 C 14 ทางเดินหนา้ห้อง Library M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 407 1 EML-C-14-08 C 14 ในห้อง Mini Theater M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 408 1 EML-C-14-09 C 14 ในห้อง Ball House M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 409 1 EML-C-14-10 C 14 หนา้เคาทเ์ตอร์ชั้น 14 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 410 1 EML-C-14-11 C 14 หนา้ลิฟท ์Japan M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 411 1 EML-C-14-12 C 14 ทางเดินหนา้ห้องน ้า M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 412 1 EML-C-14-13 C 14 ในห้องน ้าชาย M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 413 1 EML-C-14-14 C 14 ในห้องน ้าหญิง M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 414 1 EML-C-14-15 C 14 ทางเดินหนา้ห้องคนพิการ M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 415 1 EML-C-14-16 C 14 ทางเดินหนา้ห้อง Heat Pump M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 416 1 EML-C-14-17 C 14 ห้องประชุม 14 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 417 1 EML-D-B-01 D B ห้อง Fire Pump 1 M M M M Y M M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 418 1 EML-D-B-02 D B ห้อง Fire Pump 2 M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 419 1 EML-D-B-03 D B ทางเดินใตดิ้น 1 M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 420 1 EML-D-B-04 D B ทางเดินใตดิ้น 2 M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 421 1 EML-D-B-05 D B ทางลงชั้น B ฝ่ังห้อง GEN M M M M M Y M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 422 1 EML-D-B-06 D B หนา้ห้อง Fire Pump M M M M M Y M M M M M M ADD
ER EML Emergency Light  No. 423 1 EML-D-1-01 D 1 คลงัยา 1 M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 424 1 EML-D-1-02 D 1 คลงัยา 2 M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 425 1 EML-D-1-03 D 1 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร D ชั้น 1 M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 426 1 EML-D-1-04 D 1 ห้องหนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 1 M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 427 1 EML-D-1-05 D 1 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 1 M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 428 1 EML-D-1-06 D 1 ประตูดา้นขา้งอาคาร C และD M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 429 1 EML-D-1-07 D 1 ลานจอดชั้น 1 ขา้งตูดบัเพลิง M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 430 1 EML-D-1-08 D 1 ลานจอดรถกอลฟ์ M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 431 1 EML-D-1-09 D 1 ลานจอดรถ AM M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 432 1 EML-D-1-10 D 1 หนา้ห้อง Body M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 433 1 EML-D-1-11 D 1 ห้อง CCTV M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 434 1 EML-D-1-12 D 1 ทางเดินดา้นใน M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 435 1 EML-D-1-13 D 1 ในห้อง MDB M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 436 1 EML-D-1-14 D 1 ในห้อง Gen M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 437 1 EML-D-1-15 D 1 ทางเดินหนา้ห้องในห้อง Gen M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 438 1 EML-D-1-16 D 1 หนา้ CSSD M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 439 1 EML-D-1-17 D 1 ในห้อง BODY M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 440 1 EML-D-1-18 D 1 ท่ีสแกนน้ิว M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 441 1 EML-D-1-19 D 1 ห้องแก๊สทางการแพทย์ M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 442 1 EML-D-1-20 D 1 ทางข้ึนชั้น 1 ฝ่ัง B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 443 1 EML-D-1-21 D 1 ห้องช่างอาคาร D M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 444 1 EML-D-1-22 D 1 ห้องน ้าชายชั้น 1D M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 445 1 EML-D-1-23 D 1 ห้องน ้าหญิงชั้น 1D M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 446 1 EML-D-1-24 D 1 ห้องชุดดบัเพลิง 1 M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 447 1 EML-D-1-25 D 1 ห้องชุดดบัเพลิง 2 M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 448 1 EML-D-2-01 D 2 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร D ชั้น 2 M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 449 1 EML-D-2-02 D 2 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 2A M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 450 1 EML-D-2-03 D 2 เสาลานจอด2A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 451 1 EML-D-2-04 D 2 บนัไดหนีไฟชั้นชั้น 2 A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 452 1 EML-D-2-05 D 2 บนัไดหนีไฟชั้นชั้น 2 B/N M M M M M Y M M M M M M
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ER EML Emergency Light  No. 453 1 EML-D-2-06 D 2 เสาลานจอด 2B/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 454 1 EML-D-2-07 D 2 หนา้ประตูหนีไฟชั้น 2 B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 455 1 EML-D-2-08 D 2 บนัไดหนีไฟชั้น 2B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 456 1 EML-D-2-09 D 2 บนัไดหนีไฟชั้น 2A/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 457 1 EML-D-3-01 D 3 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 3A M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 458 1 EML-D-3-02 D 3 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 3A M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 459 1 EML-D-3-03 D 3 เสาลานจอด4A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 460 1 EML-D-3-04 D 3 บนัไดหนีไฟชั้นชั้น 3 A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 461 1 EML-D-3-05 D 3 บนัไดหนีไฟชั้นชั้น 3 B/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 462 1 EML-D-3-06 D 3 เสาลานจอด 3B/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 463 1 EML-D-3-07 D 3 หนา้ประตูหนีไฟชั้น 3 B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 464 1 EML-D-3-08 D 3 บนัไดหนีไฟชั้น 3B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 465 1 EML-D-3-09 D 3 บนัไดหนีไฟชั้น 3A/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 466 1 EML-D-4-01 D 4 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 4A M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 467 1 EML-D-4-02 D 4 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 4A M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 468 1 EML-D-4-03 D 4 เสาลานจอด 4 A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 469 1 EML-D-4-04 D 4 บนัไดหนีไฟชั้นชั้น 4 A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 470 1 EML-D-4-05 D 4 บนัไดหนีไฟชั้นชั้น 4 B/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 471 1 EML-D-4-06 D 4 เสาลานจอด 4 B/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 472 1 EML-D-4-07 D 4 หนา้ประตูหนีไฟชั้น 4 B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 473 1 EML-D-4-08 D 4 บนัไดหนีไฟชั้น 4 B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 474 1 EML-D-4-09 D 4 บนัไดหนีไฟชั้น 4 A/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 475 1 EML-D-5-01 D 5 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 5 A M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 476 1 EML-D-5-02 D 5 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 5A M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 477 1 EML-D-5-03 D 5 เสาลานจอด5A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 478 1 EML-D-5-04 D 5 บนัไดหนีไฟชั้นชั้น 5 A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 479 1 EML-D-5-05 D 5 บนัไดหนีไฟชั้นชั้น 5 B/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 480 1 EML-D-5-06 D 5 เสาลานจอด 5 B/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 481 1 EML-D-5-07 D 5 หนา้ประตูหนีไฟชั้น 5 B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 482 1 EML-D-5-08 D 5 บนัไดหนีไฟชั้น 5 B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 483 1 EML-D-5-09 D 5 บนัไดหนีไฟชั้น 5 A/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 484 1 EML-D-6-01 D 6 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 6 A M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 485 1 EML-D-6-02 D 6 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 6A M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 486 1 EML-D-6-03 D 6 เสาลานจอด 6 A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 487 1 EML-D-6-04 D 6 บนัไดหนีไฟชั้นชั้น 6 A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 488 1 EML-D-6-05 D 6 บนัไดหนีไฟชั้นชั้น 6 B/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 489 1 EML-D-6-06 D 6 เสาลานจอด 6 B/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 490 1 EML-D-6-07 D 6 หนา้ประตูหนีไฟชั้น 6B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 491 1 EML-D-6-08 D 6 บนัไดหนีไฟชั้น 6 B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 492 1 EML-D-6-09 D 6 บนัไดหนีไฟชั้น 6 A/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 493 1 EML-D-7-01 D 7 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 7 A M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 494 1 EML-D-7-02 D 7 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 7 A M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 495 1 EML-D-7-03 D 7 เสาลานจอด 7A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 496 1 EML-D-7-04 D 7 บนัไดหนีไฟชั้นชั้น 7A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 497 1 EML-D-7-05 D 7 บนัไดหนีไฟชั้นชั้น 7 B/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 498 1 EML-D-7-06 D 7 เสาลานจอด 7 B/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 499 1 EML-D-7-07 D 7 หนา้ประตูหนีไฟชั้น 7 B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 500 1 EML-D-7-08 D 7 บนัไดหนีไฟชั้น 7 B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 501 1 EML-D-7-09 D 7 บนัไดหนีไฟชั้น A/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 502 1 EML-D-8-01 D 8 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 8 A M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 503 1 EML-D-8-02 D 8 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 8 A M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 504 1 EML-D-8-03 D 8 เสาลานจอด 8 A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 505 1 EML-D-8-04 D 8 บนัไดหนีไฟชั้นชั้น 8 A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 506 1 EML-D-8-05 D 8 บนัไดหนีไฟชั้นชั้น 8 B/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 507 1 EML-D-8-06 D 8 เสาลานจอด 8 B/N M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 508 1 EML-D-8-07 D 8 หนา้ประตูหนีไฟชั้น 8 B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 509 1 EML-D-8-08 D 8 บนัไดหนีไฟชั้น 8 B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 510 1 EML-D-R-01 D R ห้องลิฟท ์D M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 511 1 EML-JP-G-01 JP G ห้องหลงัเคา้เตอร์พยาบาล M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 512 1 EML-JP-G-02 JP G เคา้เตอร์พยาบาล M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 513 1 EML-JP-G-03 JP G โถงนัง่รอ M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 514 1 EML-JP-G-04 JP G ห้องวดัสญัญาณชีพ M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 515 1 EML-JP-G-05 JP G ห้องควบคุม M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 516 1 EML-JP-G-06 JP G ห้องตรวจทนัตกรรม M M M M M Y M M M M M M
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ER EML Emergency Light  No. 517 1 EML-JP-G-07 JP G ห้องตรวจ 5 M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 518 1 EML-JP-G-08 JP G ห้อง X_Ray 2 M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 519 1 EML-JP-G-09 JP G ห้องหวัหนา้ M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 520 1 EML-JP-G-10 JP G การเงิน M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 521 1 EML-JP-G-11 JP G ห้องยา M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 522 1 EML-JP-G-12 JP G โถงนัง่รอหนา้การเงิน M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 523 1 EML-JP-G-13 JP G ห้องท าแผล M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 524 1 EML-JP-G-14 JP G โถงนัง่รอ ER M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 525 1 EML-JP-G-15 JP G ห้อง X_Ray M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 526 1 EML-JP-G-16 JP G ห้องพกัพนกังาน M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 527 1 EML-JP-G-17 JP G ER M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 528 1 EML-JP-G-18 JP G ห้อง CPR M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 529 1 EML-JP-G-19 JP G หนา้ห้องน ้า M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 530 1 EML-JP-G-20 JP G ทางเดินไป ER M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 531 1 EML-JP-G-21 JP G ทางเดินหนา้ห้องตรวจ M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 532 1 EML-JP-G-22 JP G ห้องไฟ MDB M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 533 1 EML-SP-G-01 SP G ดา้นหนา้ M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 534 1 EML-SP-G-02 SP G กลาง M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 535 1 EML-SP-G-03 SP G ดา้นหลงั M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 536 1 EML-BW-G-01 BW G ห้องโถง M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 537 1 EML-BW-G-02 BW G ห้องท าแผล M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 538 1 EML-BW-G-03 BW G ห้องตรวจ M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 539 1 EML-BB-1-01 BB G ดา้นหนา้ M M M M M Y M M M M M M
ER EML Emergency Light  No. 540 1 EML-BB-1-02 BB G ดา้นหลงั M M M M M Y M M M M M M
ER Emergency Central Battery 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ER ECB Emergency Central Battery 1 ECB-C-1-01 C 1 ห้องไฟฟ้าชั้น 1 M M M M M Y M M M M M M
ER ECB Emergency Central Battery 1 ECB-C-2-01 C 2 ห้องไฟฟ้าชั้น 2 M M M M M Y M M M M M M
ER ECB Emergency Central Battery 1 ECB-C-3-01 C 3 ห้องไฟฟ้าชั้น 3 M M M M M Y M M M M M M
ER ECB Emergency Central Battery 1 ECB-C-4-01 C 4 ห้องไฟฟ้าชั้น 4 M M M M M Y M M M M M M
ER ECB Emergency Central Battery 1 ECB-C-5-01 C 5 ห้องไฟฟ้าชั้น 5 M M M M M Y M M M M M M
ER ECB Emergency Central Battery 1 ECB-C-6-01 C 6 ห้องไฟฟ้าชั้น 6 M M M M M Y M M M M M M
ER ECB Emergency Central Battery 1 ECB-C-8-01 C 8 ห้องไฟฟ้าชั้น 8 M M M M M Y M M M M M M
ER ECB Emergency Central Battery 1 ECB-C-9-01 C 9 ห้องไฟฟ้าชั้น 9 M M M M M Y M M M M M M
ER ECB Emergency Central Battery 1 ECB-C-10-01 C 10 ห้องไฟฟ้าชั้น 10 M M M M M Y M M M M M M ADD
ER ECB Emergency Central Battery 1 ECB-C-11-01 C 11 ห้องไฟฟ้าชั้น 11 M M M M M Y M M M M M M ADD
ER ECB Emergency Central Battery 1 ECB-C-12-01 C 12 ห้องไฟฟ้าชั้น 12 M M M M M Y M M M M M M ADD
ER ECB Emergency Central Battery 1 ECB-C-14-1 C 14 ห้องไฟฟ้าชั้น 14 M M M M M Y M M M M M M
ER ECB Emergency Central Battery 1 ECB-A-1-01 A 1 แผนก ER 1A M M M M M Y M M M M M M
ER ECB Emergency Central Battery 1 ECB-A-1-02 A 1 ในห้องไฟฟ้าแผนก Ortho M M M M M Y M M M M M M
ER Fire Exit Light 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
ER EXL Fire Exit Light  No. 01 1 FEL-A-R-01 A R ในห้องChiller M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 02 1 FEL-A-R-02 A R ในห้องPump M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 03 1 FEL-A-10-01 A 10 หนา้ห้อง 1002 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 04 1 FEL-A-10-02 A 10 หนา้ห้อง 1006 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 05 1 FEL-A-10-03 A 10 หนา้ห้อง 1019 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 06 1 FEL-A-10-04 A 10 หนา้ห้อง10 23 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 07 1 FEL-A-10-05 A 10 หนา้Lift ส่งยา M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 08 1 FEL-A-9-01 A 9 หนา้ห้อง902 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 09 1 FEL-A-9-02 A 9 หนา้ห้อง 906 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 10 1 FEL-A-9-03 A 9 หนา้ห้อง 919 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 11 1 FEL-A-9-04 A 9 หนา้ห้อง 923 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 12 1 FEL-A-9-05 A 9 หนา้Lift ส่งยา M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 13 1 FEL-A-8-01 A 8 หนา้ห้อง 802 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 14 1 FEL-A-8-02 A 8 หนา้ห้อง 806 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 15 1 FEL-A-8-03 A 8 หนา้ห้อง 823 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 16 1 FEL-A-8-04 A 8 หนา้Lift ส่งยา M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 17 1 FEL-A-7-01 A 7 หนา้ห้อง 702 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 18 1 FEL-A-7-02 A 7 หนา้ห้อง 706 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 19 1 FEL-A-7-03 A 7 หนา้ห้อง 719 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 20 1 FEL-A-7-04 A 7 หนา้ห้อง 723 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 21 1 FEL-A-7-05 A 7 หนา้Lift ส่งยา M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 22 1 FEL-A-6-01 A 6 หนา้ห้อง 602 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 23 1 FEL-A-6-02 A 6 หนา้ห้อง 606 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 24 1 FEL-A-6-03 A 6 หนา้ห้อง 619 M M M Y M M M M M M M M
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ER EXL Fire Exit Light  No. 25 1 FEL-A-6-04 A 6 หนา้ห้อง 623 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 26 1 FEL-A-6-05 A 6 หนา้   Lift ส่งยา M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 27 1 FEL-A-5-01 A 5 หนา้ห้อง 502 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 28 1 FEL-A-5-02 A 5 หนา้ห้อง 506 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 29 1 FEL-A-5-03 A 5 หนา้ห้อง 523 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 30 1 FEL-A-5-04 A 5 หนา้ Lift ส่งยา M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 31 1 FEL-A-4-01 A 4 หนา้แผนกกายภาพ M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 32 1 FEL-A-4-02 A 4 หนา้แผนกศูนยค์วามงาม M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 33 1 FEL-A-4-03 A 4 หนา้แผนกไตเทียม M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 34 1 FEL-A-4-04 A 4 หนา้แผนก IT M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 35 1 FEL-A-3-01 A 3 หนา้ห้องCath Lab M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 36 1 FEL-A-3-02 A 3 หนา้แผนกOR M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 37 1 FEL-A-3-03 A 3 หนา้แผนก ICU M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 38 1 FEL-A-3-04 A 3 ในแผนก ICU M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 39 1 FEL-A-2-01 A 2 หนา้แผนกCadio M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 40 1 FEL-A-2-02 A 2 หนา้ OPD เด็ก M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 41 1 FEL-A-2-03 A 2 หนา้แผนกสูติ M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 42 1 FEL-C-1-01 C 1 หนา้ห้องปฏิบติัการพยาบาล M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 43 1 FEL-C-2-01 C 2 ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 44 1 FEL-C-2-02 C 2 ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 45 1 FEL-C-5-01 C 5 ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 46 1 FEL-C-5-02 C 5 ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 47 1 FEL-C-5-03 C 5 ประตูบนัไดทางเช่ือมหนา้ลิฟท์ M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 48 1 FEL-C-6-01 C 6 ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 49 1 FEL-C-6-02 C 6 ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 50 1 FEL-C-6-03 C 6 ประตูบนัไดทางเช่ือมหนา้ลิฟท์ M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 51 1 FEL-C-11-01 C 11 หนา้ลิฟทลู์กคา้ M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Fire Exit Light  No. 52 1 FEL-C-11-02 C 11 หนา้เคาน์เตอร์ #1 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Fire Exit Light  No. 53 1 FEL-C-11-03 C 11 หนา้เคาน์เตอร์ #2 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Fire Exit Light  No. 54 1 FEL-C-11-04 C 11 หนา้ประตุ Auto #1 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Fire Exit Light  No. 55 1 FEL-C-11-05 C 11 หลงัห้องส่องกลอ้ง #1 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Fire Exit Light  No. 56 1 FEL-C-11-06 C 11 หลงัห้องส่องกลอ้ง #2 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Fire Exit Light  No. 57 1 FEL-C-11-07 C 11 หนา้ห้องส่องกลอ้ง #1 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Fire Exit Light  No. 58 1 FEL-C-11-08 C 11 หลงัประตู Auto #2 เคาน์เตอร์ M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Fire Exit Light  No. 59 1 FEL-C-11-09 C 11 หนา้ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี #1 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Fire Exit Light  No. 60 1 FEL-C-11-10 C 11 ส่วนกลางหนา้ห้องส่องกลอ้ง M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Fire Exit Light  No. 61 1 FEL-C-11-11 C 11 หนา้ห้องตรวจ #4 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Fire Exit Light  No. 62 1 FEL-C-11-12 C 11 หนา้ห้องเก็บเวชภณัฑ์ M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Fire Exit Light  No. 63 1 FEL-D-2-01 D 2 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 2 ฝ่ัง A/S M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 64 1 FEL-D-2-02 D 2 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 2 ฝ่ัง B/N M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 65 1 FEL-D-2-03 D 2 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 2 ฝ่ัง B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 66 1 FEL-D-3-01 D 3 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 3 ฝ่ัง A/S M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 67 1 FEL-D-3-02 D 3 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 3 ฝ่ัง A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 68 1 FEL-D-3-03 D 3 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 3 ฝ่ัง B/N M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 69 1 FEL-D-3-04 D 3 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 3 ฝ่ัง B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 70 1 FEL-D-4-01 D 4 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 4 ฝ่ัง A/S M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 71 1 FEL-D-4-02 D 4 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 4 ฝ่ัง A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 72 1 FEL-D-4-03 D 4 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 4 ฝ่ัง B/N M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 73 1 FEL-D-4-04 D 4 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 4 ฝ่ัง B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 74 1 FEL-D-5-01 D 5 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 5 ฝ่ัง A/S M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 75 1 FEL-D-5-02 D 5 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 5 ฝ่ัง A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 76 1 FEL-D-5-03 D 5 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 5 ฝ่ัง B/N M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 77 1 FEL-D-5-04 D 5 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 5 ฝ่ัง B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 78 1 FEL-D-6-01 D 6 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 6 ฝ่ัง A/S M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 79 1 FEL-D-6-02 D 6 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 6 ฝ่ัง A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 80 1 FEL-D-6-03 D 6 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 6 ฝ่ัง B/N M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 81 1 FEL-D-6-04 D 6 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 6 ฝ่ัง B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 82 1 FEL-D-7-01 D 7 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 7 ฝ่ัง A/S M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 83 1 FEL-D-7-02 D 7 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 7 ฝ่ัง A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 84 1 FEL-D-7-03 D 7 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 7 ฝ่ัง B/N M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 85 1 FEL-D-7-04 D 7 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 7 ฝ่ัง B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 86 1 FEL-D-8-01 D 8 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 8 ฝ่ัง A/S M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 87 1 FEL-D-8-02 D 8 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 8 ฝ่ัง A/N M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 88 1 FEL-D-8-03 D 8 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 8 ฝ่ัง B/N M M M M M Y M M M M M M
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ER EXL Fire Exit Light  No. 89 1 FEL-D-8-04 D 8 ทางออกประตูหนีไฟชั้น 8 ฝ่ัง B/S M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 90 1 EL-JP-G-01 JP G ดา้นหนา้ M M M M M Y M M M M M M
ER EXL Fire Exit Light  No. 91 1 EL-JP-G-02 JP G ดา้นหลงั M M M M M Y M M M M M M
ER Exit Light 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229
ER EXL Exit Light   No. 01 1 EL-A-1-01 A 1 เคาน์เตอร์เวชระเบียง M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 02 1 EL-A-1-02 A 1 ทางเดินหนา้ ER M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 03 1 EL-A-1-03 A 1 ในเครน์เตอร์ ER M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 04 1 EL-A-1-04 A 1 ส่วนกลางแผนก ER M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 05 1 EL-A-1-05 A 1 ขา้งๆห้อง Tranfer M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 06 1 EL-A-1-06 A 1 หนา้ลิฟทพ์นกังาน M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 07 1 EL-A-1-07 A 1 เคาน์เตอร์ศลัยกรรม M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 08 1 EL-A-1-08 A 1 ทางเดินในแผนกออโถ M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 09 1 EL-A-1-09 A 1 หนา้แผนก X-Ray M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 11 1 EL-A-2-01 A 2 หนา้ประตูหนีไฟบนัไดกลาง M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 12 1 EL-A-2-02 A 2 ทางเช่ือมอาคมร A-C M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 13 1 EL-A-2-03 A 2 ทางเดินหนา้แผนกการเงิน M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 14 1 EL-A-2-04 A 2 หนา้ห้องเบรคพนกังาน M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 15 1 EL-A-2-05 A 2 หนา้ประตูหนีไฟ M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 16 1 EL-A-3-01 A 3 หนา้ทางเขา้แผนก ICU M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 17 1 EL-A-3-02 A 3 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 21 1 EL-A-3-06 A 3 ในแผนกCath-Lab M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 23 1 EL-A-3-08 A 3 หนา้ห้องหวัหนา้ ICU M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 24 1 EL-A-4-01 A 4 หนา้แผนกกายภาพ M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 25 1 EL-A-4-02 A 4 หนา้แผนกไตเทียม M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 26 1 EL-A-4-03 A 4 หนา้แผนกศูนยค์วามงาน M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 27 1 EL-A-4-04 A 4 ในแผนกศูนยค์วามงาน M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 28 1 EL-A-4-05 A 4 ทางเดินในแผนศูนยค์วามงาม M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 29 1 EL-A-4-06 A 4 ประตูหลงัไตเทียม M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 30 1 EL-A-5-01 A 5 ทางเขา้ W.5 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 31 1 EL-A-5-02 A 5 หนา้ห้อง 506 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 32 1 EL-A-5-03 A 5 ทางเดินทา้ย W.5 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 33 1 EL-A-6-01 A 6 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 34 1 EL-A-6-02 A 6 หนา้ลิฟทส่์งยา M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 35 1 EL-A-6-03 A 6 หนา้ห้อง 602 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 36 1 EL-A-6-04 A 6 หนา้ห้อง 606 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 37 1 EL-A-6-05 A 6 หนา้ห้อง 609 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 38 1 EL-A-6-06 A 6 ทางเดินทา้ย W.6 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 39 1 EL-A-7-01 A 7 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 40 1 EL-A-7-02 A 7 หนา้ลิฟทส่์งยา M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 41 1 EL-A-7-03 A 7 หนา้ห้อง 702 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 42 1 EL-A-7-04 A 7 หนา้ห้อง 706 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 43 1 EL-A-7-05 A 7 หนา้ห้อง 709 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 44 1 EL-A-7-06 A 7 ทางเดินทา้ย W.7 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 45 1 EL-A-8-01 A 8 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 46 1 EL-A-8-02 A 8 หนา้ลิฟทส่์งยา M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 47 1 EL-A-8-03 A 8 หนา้ห้อง 802 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 48 1 EL-A-8-04 A 8 หนา้ห้อง 806 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 49 1 EL-A-8-05 A 8 ทางเดินทา้ย W.8 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 50 1 EL-A-9-01 A 9 ทางเขา้ W.9 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 51 1 EL-A-9-02 A 9 หนา้ห้อง 902 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 52 1 EL-A-9-03 A 9 หนา้ห้อง 906 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 53 1 EL-A-9-04 A 9 หนา้ห้อง 909 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 54 1 EL-A-9-05 A 9 ทางเดินทา้ย W.9 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 55 1 EL-A-10-01 A 10 ทางเขา้ W.10 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 56 1 EL-A-10-02 A 10 หนา้ลิฟทโ์ดยาร M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 57 1 EL-A-10-03 A 10 หนา้ห้อง 1005 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 58 1 EL-A-10-04 A 10 หนา้ห้อง 1006 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 59 1 EL-A-10-05 A 10 หนา้ห้อง 1010 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 60 1 EL-A-10-06 A 10 ทางเดินทา้ย W.10 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 61 1 EL-B-1-01 B 1 ขา้ง Office ห้องอาหาร M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 62 1 EL-B-1-02 B 1 หนา้ห้องลา้งผกั M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 63 1 EL-B-1-03 B 1 ห้องอาหารตามสัง่ M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 64 1 EL-B-3-01 B 3 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 65 1 EL-B-3-02 B 3 บนัไดหนีไฟดา้นหลงั M M M Y M M M M M M M M
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ER EXL Exit Light   No. 66 1 EL-B-3-03 B 3 หนา้ประตูทางเขา้แผนกบญัชี M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 67 1 EL-B-4-01 B 4 ทางเดินหนา้ออฟฟิศ ส่วนกลางฝ่ังซา้ย M M M Y M M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 68 1 EL-B-4-02 B 4 ทางเดินหนา้ออฟฟิศ ส่วนกลางฝ่ังขวา M M M Y M M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 69 1 EL-B-5-01 B 5 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 70 1 EL-B-5-02 B 5 บนัไดหนีไฟดา้นหลงั M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 71 1 EL-B-5-03 B 5 หนา้ประตูทางเขา้แผนก HR M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 72 1 EL-B-6-01 B 6 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 73 1 EL-E-1-01 E 1 ประตูAuto Occ Med M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 74 1 EL-E-1-02 E 1 ประตูหนา้ Occ Med M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 75 1 EL-E-1-03 E 1 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 1 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 76 1 EL-E-1-04 E 1 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 2 M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 77 1 EL-E-1-05 E 1 หนา้ห้อง X-Ray M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 78 1 EL-E-2-01 E 2 เคาน์เตอร์เดินบตัรเวชระเบียง M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 79 1 EL-E-2-02 E 2 เคาน์เตอร์ Wellness M M M Y M M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 80 1 EL-C-1-01 C 1 เคาน์เตอร์อายรุกรรม M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 81 1 EL-C-1-02 C 1 ทางเดินหนา้ศูนยส์มอง M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 82 1 EL-C-1-03 C 1 ทางเดินขา้งร้านโอโตยะ M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 83 1 EL-C-1-04 C 1 หนา้แผนกโมชิโมชิ M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 84 1 EL-C-2-01 C 2 หนา้ OPD วคัซีนเด็ก M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 85 1 EL-C-2-02 C 2 ทางเขา้ OPD วคัซีนเด็ก M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 86 1 EL-C-2-03 C 2 ทางเดิน OPD วคัซีนเด็ก M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 87 1 EL-C-2-04 C 2 ประตูหลงัOPD วคัซีนเด็ก M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 88 1 EL-C-2-05 C 2 ทางเดินเด็กป่วย M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 89 1 EL-C-2-06 C 2 ทางเดิน M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 90 1 EL-C-2-07 C 2 ทางเดิน M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 91 1 EL-C-2-08 C 2 หนา้ห้องเบรคพนกังาน M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 92 1 EL-C-2-09 C 2 หนา้ทางเขา้ OPD เด็กป่วย M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 93 1 EL-C-2-10 C 2 คลินิกภูมิแพ้ M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 94 1 EL-C-2-11 C 2 คลินิกภูมิแพ้ M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 95 1 EL-C-2-12 C 2 คลินิกภูมิแพ้ M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 96 1 EL-C-2-13 C 2 หนา้เคาน์เตอร์การเงิน M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 97 1 EL-C-3-01 C 3 ห้อง WAITING AREA M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 98 1 EL-C-3-02 C 3 หนา้ห้อง STAFF LOUNGE M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 99 1 EL-C-3-03 C 3 ในห้องเปล่ียนรองเทา้เส้ือคลุม M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 100 1 EL-C-3-04 C 3 โถงทางเดินขา้งห้องน ้าชาย M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 101 1 EL-C-3-05 C 3 หนา้บนัไดหนีไฟ ขา้งแผนกผ่าตดั M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 102 1 EL-C-3-06 C 3 โถงทางเดินส่วนกลาง ชั้น 3 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 103 1 EL-C-3-07 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้อง STAFF ON CALL M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 104 1 EL-C-3-08 C 3 โถงทางเดินขา้งเก็บของ แผนกผ่าตดั M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 105 1 EL-C-3-09 C 3 หนา้ห้องเก็บของ หมอดมยา M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 106 1 EL-C-3-10 C 3 หนา้ห้อง PRE-OP M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 107 1 EL-C-3-11 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้อง PRE-OP M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 108 1 EL-C-3-12 C 3 โถงหนา้ห้องไฟฟ้า M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 109 1 EL-C-3-13 C 3 ในห้องจุดเปล่ียนเตียง M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 110 1 EL-C-3-14 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้องเปล่ียนเตียง M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 111 1 EL-C-3-15 C 3 หนา้ห้อง RECOVERY M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 112 1 EL-C-3-16 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้องผ่าตดั 2 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 113 1 EL-C-3-17 C 3 หลงัห้องผ่าตดั 4 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 114 1 EL-C-3-18 C 3 หนา้ห้องผ่าตดั 6 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 115 1 EL-C-3-19 C 3 หลงัห้องจุดเปล่ียนเตียง M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 116 1 EL-C-3-20 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้องจุดรับเด็ก M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 117 1 EL-C-3-21 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้อง HN. M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 118 1 EL-C-3-22 C 3 หนา้ห้อง HN. M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 119 1 EL-C-3-23 C 3 โถงทางเดินขา้งห้อง NICU ตวัท่ี 1 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 120 1 EL-C-3-24 C 3 โถงทางเดินขา้งห้อง NICU ตวัท่ี 2 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 121 1 EL-C-3-25 C 3 หนา้ประตูเขา้โถงทางเดินส่งอาหาร ตวัท่ี 1 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 122 1 EL-C-3-26 C 3 หนา้ประตูเขา้โถงทางเดินส่งอาหาร ตวัท่ี 2 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 123 1 EL-C-3-27 C 3 โถงทางเดิน CORRIDOR ตวัท่ี 1 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 124 1 EL-C-3-28 C 3 โถงทางเดิน CORRIDOR ตวัท่ี 2 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 125 1 EL-C-3-29 C 3 หนา้ประตูบนัไดหนีไฟ หลงัห้องผ่าตดั 7 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 126 1 EL-C-3-30 C 3 โถงทางเดิน CORRIDOR ตวัท่ี 3 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 127 1 EL-C-3-31 C 3 ประตูบนัได ทางเช่ือมหนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 128 1 EL-C-3-32 C 3 หนา้ห้อง DR.ON CALL แผนกท าคลอด M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 129 1 EL-C-4-01 C 4 ทางเช่ือม A-C M M M M Y M M M M M M M
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ER EXL Exit Light   No. 130 1 EL-C-4-02 C 4 หนา้ห้องประชุม 4 C M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 131 1 EL-C-4-03 C 4 ทางเขา้ห้องพกัแพทย์ M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 132 1 EL-C-4-04 C 4 หนา้แผนกศูนยห์วัใจ M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 133 1 EL-C-4-05 C 4 ทางเขา้ศูนยห์วัใจ M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 134 1 EL-C-4-06 C 4 ทางเดินดา้นในแผนกศูนยห์วัใจ M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 135 1 EL-C-4-07 C 4 หนา้ทางเขา้แผนกทนัตกรรม M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 136 1 EL-C-4-08 C 4 ทางเดินในแผนกทนัตกรรม M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 137 1 EL-C-4-09 C 4 ทางเดินในแผนกทนัตกรรม M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 138 1 EL-C-4-10 C 4 หนา้ห้อง CSSD ทนัตกรรม M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 139 1 EL-C-4-11 C 4 หนา้แผนก GI M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 140 1 EL-C-4-12 C 4 ทางเขา้แผนก GI M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 141 1 EL-C-4-13 C 4 ทางเดินในแผนก GI M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 142 1 EL-C-5-01 C 5 เคาน์เตอร์ W.5C M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 143 1 EL-C-5-02 C 5 ทางเดินหนา้ห้อง C518 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 144 1 EL-C-5-03 C 5 ประตูหนีไฟ W.5C M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 145 1 EL-C-5-04 C 5 ทางเดินหนา้ห้อง C515 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 146 1 EL-C-5-05 C 5 หนา้ประตูหนีไฟฝ่ังตึก A M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 147 1 EL-C-6-01 C 6 ขา้งเคาน์เตอร์ C6 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 148 1 EL-C-6-02 C 6 ทางเดินหนา้ห้อง C605 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 149 1 EL-C-6-03 C 6 ประตูหนีไฟ W.C6 ฝ่ังอาคาร A M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 150 1 EL-C-6-04 C 6 ทางเดินหนา้ห้อง C619 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 151 1 EL-C-6-05 C 6 ประตูหนีไฟ W.C601 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 152 1 EL-C-6-06 C 6 หนา้ประตูทางเขา้ C6 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 153 1 EL-C-6-07 C 6 ประตูหนีไฟลิฟทลู์กคา้ M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 154 1 EL-C-7-01 C 7 ประตูหนีไฟลิฟทโ์ดยสาร M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 155 1 EL-C-7-02 C 7 หนา้ประตางเขา้ชั้น 7 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 156 1 EL-C-7-03 C 7 ทางเดินหนา้ห้อง 708 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 157 1 EL-C-7-04 C 7 ทางเดินหนา้ห้อง 711 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 158 1 EL-C-7-05 C 7 ทางเดินหนา้ห้อง 716 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 159 1 EL-C-7-06 C 7 หนา้ประตูหนีไฟฝ้ังอาคาร D M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 160 1 EL-C-7-07 C 7 ทางเดินหนา้ห้อง 705 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 161 1 EL-C-7-08 C 7 หนา้ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 162 1 EL-C-8-01 C 8 หนา้เคาน์เตอร์ C8 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 163 1 EL-C-8-02 C 8 บนัไดกลาง C8 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 164 1 EL-C-8-03 C 8 ทางเดินหนา้ห้อง C805 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 165 1 EL-C-8-04 C 8 หนา้ประตูหนีไฟฝ้ัง A M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 166 1 EL-C-8-05 C 8 หนา้ห้อง C810 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 167 1 EL-C-8-06 C 8 ทางเดินทา้ย W.C8 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 168 1 EL-C-9-01 C 9 ทางเขา้ W.C9 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 169 1 EL-C-9-02 C 9 หนา้ห้อง 911 C M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 170 1 EL-C-9-03 C 9 หนา้ห้อง 908 C M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 171 1 EL-C-9-04 C 9 หนา้ห้อง 905 C M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 172 1 EL-C-9-05 C 9 หนา้บนัไดหนีไฟฝ่ัง A M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 173 1 EL-C-9-06 C 9 หนา้ห้อง C918 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 174 1 EL-C-9-07 C 9 หนา้บนัไดหนีไฟฝ่ังD M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 176 1 EL-C-10-01 C 10 ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 176 1 EL-C-10-02 C 10 หนา้ห้อง 1001 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 176 1 EL-C-10-03 C 10 ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 176 1 EL-C-10-04 C 10 หนา้ห้องแม่บา้น M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 176 1 EL-C-10-05 C 10 หนา้ห้อง 1009 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 176 1 EL-C-10-06 C 10 หนา้ห้อง 1007 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 176 1 EL-C-10-07 C 10 ประตูทางเขา้ฝ่ังโมชิ M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 176 1 EL-C-10-08 C 10 หนา้ห้อง 1005 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 176 1 EL-C-10-09 C 10 ประตูทางเขา้ หนา้เคาน์เตอร์ M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 176 1 EL-C-10-10 C 10 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 176 1 EL-C-10-11 C 10 หนา้ลิฟทส่์งยา M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 175 1 EL-C-11-01 C 11 ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 176 1 EL-C-11-02 C 11 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 4 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 177 1 EL-C-11-03 C 11 ประตูหนีไฟ โถงหนา้ลิฟทก์ลาง M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 178 1 EL-C-11-04 C 11 ดา้นในประตูทางเขา้แผนก M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 179 1 EL-C-11-05 C 11 โถงท่ีนัง่พกัคอย M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 180 1 EL-C-11-06 C 11 ประตูหนา้ห้อง STAFF LOLUNGE M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 181 1 EL-C-11-07 C 11 ประตูหนา้ห้อง LOCKER M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 182 1 EL-C-11-08 C 11 หลงัประตูทางเขา้ศูนยส่์องกลอ้ง M M M M Y M M M M M M M ADD
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ER EXL Exit Light   No. 183 1 EL-C-11-09 C 11 ทางเดินในแผนก M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 184 1 EL-C-11-10 C 11 ประตูหนา้ห้อง PRE-OP M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 185 1 EL-C-11-11 C 11 ทางเดินหนา้ห้อง SCOPE 1 (VIP) M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 186 1 EL-C-11-11 C 11 ห้องชาร์ปไฟ 11C M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 187 1 EL-C-11-12 C 11 ทางเดินหนา้ห้อง DIRTY 2 M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 188 1 EL-C-11-13 C 11 หนา้ประตูหนีไฟฝ่ังลานจอด M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 189 1 EL-C-11-14 C 11 ห้องชาร์ปไฟ 11C M M M M Y M M M M M M M ADD
ER EXL Exit Light   No. 190 1 EL-C-12-01 C 12 ทางเขา้ W.12 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 191 1 EL-C-12-02 C 12 บนัไดหนีไฟกลาง W.12 M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 192 1 EL-C-12-03 C 12 หนา้ห้อง 1209 C M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 193 1 EL-C-12-04 C 12 หนา้บนัไดหนีไฟฝ่ังึก A M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 194 1 EL-D-1-01 D 1 ทางเดินหนา้ลิฟทตุ์ก D M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 195 1 EL-D-1-02 D 1 ทางเดินจุดสแกนน้ิว M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 196 1 EL-D-1-03 D 1 หนา้ห้อง CCTV M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 197 1 EL-D-1-04 D 1 ท่ีจอดรถ AM M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 198 1 EL-D-2-01 D 2 บนัไดหนีไฟ 2 A/S M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 199 1 EL-D-2-02 D 2 บนัไดหนีไฟ 2 B/N M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 200 1 EL-D-2-03 D 2 บนัไดหนีไฟ 2 B/S M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 201 1 EL-D-3-01 D 3 บนัไดหนีไฟ  3 A/S M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 202 1 EL-D-3-02 D 3 บนัไดหนีไฟ  3 A/N M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 203 1 EL-D-3-03 D 3 บนัไดหนีไฟ  3 B/N M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 204 1 EL-D-3-04 D 3 บนัไดหนีไฟ  3 B/S M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 205 1 EL-D-4-01 D 4 บนัไดหนีไฟ  4 A/S M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 206 1 EL-D-4-02 D 4 บนัไดหนีไฟ  4 A/N M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 207 1 EL-D-4-03 D 4 บนัไดหนีไฟ  4 B/N M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 208 1 EL-D-4-04 D 4 บนัไดหนีไฟ  4 B/S M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 209 1 EL-D-5-01 D 5 บนัไดหนีไฟ  5 A/S M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 210 1 EL-D-5-02 D 5 บนัไดหนีไฟ  5 A/N M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 211 1 EL-D-5-03 D 5 บนัไดหนีไฟ  5 B/N M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 212 1 EL-D-5-04 D 5 บนัไดหนีไฟ  5 B/S M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 213 1 EL-D-6-01 D 6 บนัไดหนีไฟ  6 A/S M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 214 1 EL-D-6-02 D 6 บนัไดหนีไฟ  6 A/N M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 215 1 EL-D-6-03 D 6 บนัไดหนีไฟ  6 B/N M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 216 1 EL-D-6-04 D 6 บนัไดหนีไฟ  6 B/S M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 217 1 EL-D-7-01 D 7 บนัไดหนีไฟ  7 A/S M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 218 1 EL-D-7-02 D 7 บนัไดหนีไฟ  7 A/N M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 219 1 EL-D-7-03 D 7 บนัไดหนีไฟ  7 B/N M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 220 1 EL-D-7-04 D 7 บนัไดหนีไฟ  7 B/S M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 221 1 EL-D-8-01 D 8 บนัไดหนีไฟ 8 A/S M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 222 1 EL-D-8-02 D 8 บนัไดหนีไฟ 8 A/N M M M M Y M M M M M M M
ER EXL Exit Light   No. 223 1 EL-D-8-03 D 8 บนัไดหนีไฟ 8 B/S M M M M Y M M M M M M M
EL ELECTRICAL LIGHTING  SYSTEM 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0
EL LIGHTING  47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0
EL LT LIGHTING NO.01 1 LT-A-B-01 A B Electrical RM (B FL) Y
EL LT LIGHTING NO.02 1 LT-A-1-01 A 1 Electrical RM (1 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.03 1 LT-A-2-01 A 2 Electrical RM (2 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.04 1 LT-A-3-01 A 3 Electrical RM (3 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.05 1 LT-A-4-01 A 4 Electrical RM (4 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.06 1 LT-A-5-01 A 5 Electrical RM (5 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.07 1 LT-A-6-01 A 6 Electrical RM (6 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.08 1 LT-A-7-01 A 7 Electrical RM (7 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.09 1 LT-A-8-01 A 8 Electrical RM (8 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.10 1 LT-A-9-01 A 9 Electrical RM (9 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.11 1 LT-A-10-01 A 10 Electrical RM (10 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.12 1 LT-A-11-01 A 11 Electrical RM (11 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.13 1 LT-A-12-01 A 12 Electrical RM (12 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.01 1 LT-B-B-01 B B Electrical RM (B FL) Y
EL LT LIGHTING NO.02 1 LT-B-1-01 B 1 Electrical RM (1 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.03 1 LT-B-2-01 B 2 Electrical RM (2 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.04 1 LT-B-3-01 B 3 Electrical RM (3 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.05 1 LT-B-4-01 B 4 Electrical RM (4 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.06 1 LT-B-5-01 B 5 Electrical RM (5 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.07 1 LT-B-6-01 B 6 Electrical RM (6 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.08 1 LT-B-7-01 B 7 Electrical RM (7 FL) Y
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EL LT LIGHTING NO.09 1 LT-B-8-01 B 8 Electrical RM (8 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.01 1 LT-C-B-01 C B Electrical RM (B FL) Y
EL LT LIGHTING NO.02 1 LT-C-1-01 C 1 Electrical RM (1 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.03 1 LT-C-2-01 C 2 Electrical RM (2 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.04 1 LT-C-3-01 C 3 Electrical RM (3 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.05 1 LT-C-4-01 C 4 Electrical RM (4 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.06 1 LT-C-5-01 C 5 Electrical RM (5 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.07 1 LT-C-6-01 C 6 Electrical RM (6 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.08 1 LT-C-7-01 C 7 Electrical RM (7 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.09 1 LT-C-8-01 C 8 Electrical RM (8 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.10 1 LT-C-9-01 C 9 Electrical RM (9 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.11 1 LT-C-10-01 C 10 Electrical RM (10 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.12 1 LT-C-11-01 C 11 Electrical RM (11 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.13 1 LT-C-12-01 C 12 Electrical RM (12 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.14 1 LT-C-13-01 C 13 Electrical RM (13 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.15 1 LT-C-14-01 C 14 Electrical RM (14 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.01 1 LT-D-B-01 D B Electrical RM (B FL) Y
EL LT LIGHTING NO.02 1 LT-D-1-01 D 1 Electrical RM (1 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.03 1 LT-D-2-01 D 2 Electrical RM (2 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.04 1 LT-D-3-01 D 3 Electrical RM (3 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.05 1 LT-D-4-01 D 4 Electrical RM (4 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.06 1 LT-D-5-01 D 5 Electrical RM (5 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.07 1 LT-D-6-01 D 6 Electrical RM (6 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.08 1 LT-D-7-01 D 7 Electrical RM (7 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.09 1 LT-D-8-01 D 8 Electrical RM (8 FL) Y
EL LT LIGHTING NO.10 1 LT-D-9-01 D 9 Electrical RM (9 FL) Y
AC AIR CONDITIONING SYSTEM 1072 440 371 359 440 371 359 440 371 359 440 371 359
AC CHILLER WATER COOLED (High Risk) 4 H 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AC CH Chiller  No.1 1 CH-A-R-01 A R Chiller Room H M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC
AC CH Chiller  No.2 1 CH-A-R-02 A R Chiller Room H M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC
AC CH Chiller  No.3 1 CH-A-R-03 A R Chiller Room H M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC
AC CH Chiller  No.4 1 CH-A-R-04 A R Chiller Room H M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC
AC CHILLER PLANT MANAGEMENT (High Risk) 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AC CPMS Chiller Plant Management System No.01 1 CPMS-A-B-01 A B Techiannic Room H M M M M M M M M M M M M
AC COOLING TOWER (High Risk) 12 H 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
AC CT Cooling Tower No.01 1 CT-A-R-01 A R ROOF DECK H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC CT Cooling Tower No.02 1 CT-A-R-02 A R ROOF DECK H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC CT Cooling Tower No.03 1 CT-A-R-03 A R ROOF DECK H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC CT Cooling Tower No.04 1 CT-A-R-04 A R ROOF DECK H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC CT Cooling Tower No.05 1 CT-A-R-05 A R ROOF DECK H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC CT Cooling Tower No.06 1 CT-A-R-06 A R ROOF DECK H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC CT Cooling Tower Fan No.01 1 CTF-A-R-01 A R ROOF DECK H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC CT Cooling Tower Fan No.02 1 CTF-A-R-02 A R ROOF DECK H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC CT Cooling Tower Fan No.03 1 CTF-A-R-03 A R ROOF DECK H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC CT Cooling Tower Fan No.04 1 CTF-A-R-04 A R ROOF DECK H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC CT Cooling Tower Fan No.05 1 CTF-A-R-05 A R ROOF DECK H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC CT Cooling Tower Fan No.06 1 CTF-A-R-06 A R ROOF DECK H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC SOFTENER WATER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AC STW Softener Water Plant No.2 1 SWP-C-14-01 C 14 ห้อง Hot water W W W W W W W W W W W W
AC CONDENSER WATER PUMP (High Risk) 12 H 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
AC CDP Condenser Water Pump No.01 1 CDP-A-R-01 A R Pump Room H M M M M M M M M M M M M
AC CDP Condenser Water Pump No.02 1 CDP-A-R-02 A R Pump Room H M M M M M M M M M M M M
AC CDP Condenser Water Pump No.03 1 CDP-A-R-03 A R Pump Room H M M M M M M M M M M M M
AC CDP Condenser Water Pump No.04 1 CDP-A-R-04 A R Chiller Room H M M M M M M M M M M M M
AC CDP Condenser Water Pump No.05 1 CDP-A-R-05 A R Chiller Room H M M M M M M M M M M M M
AC CDP Condenser Water Pump No.06 1 CDP-A-R-06 A R Chiller Room H M M M M M M M M M M M M
AC CDP Condenser Water Pump Control Panel  No.01 1 CWPCP-A-R-01 A R Control Pump Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC CDP Condenser Water Pump Control Panel  No.02 1 CWPCP-A-R-02 A R Control Pump Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC CDP Condenser Water Pump Control Panel  No.03 1 CWPCP-A-R-03 A R Control Pump Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC CDP Condenser Water Pump Control Panel  No.04 1 CWPCP-A-R-04 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC CDP Condenser Water Pump Control Panel  No.05 1 CWPCP-A-R-05 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC CDP Condenser Water Pump Control Panel  No.06 1 CWPCP-A-R-06 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC PRIMARY CHILLED WATER PUMP (High Risk) 12 H 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
AC PHCP Primary Chiller Pump No.1 1 PCHP-A-R-01 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
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AC PHCP Primary Chiller Pump No.2 1 PCHP-A-R-02 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC PHCP Primary Chiller Pump No.3 1 PCHP-A-R-03 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC PHCP Primary Chiller Pump No.4 1 PCHP-A-R-04 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC PHCP Primary Chiller Pump No.5 1 PCHP-A-R-05 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC PHCP Primary Chiller Pump No.6 1 PCHP-A-R-06 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC PHCP Primary Chilled Water Pump Control Panel  No.01 1 CHPCP-2001 A R Control Pump Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC PHCP Primary Chilled Water Pump Control Panel  No.02 1 CHPCP-2002 A R Control Pump Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC PHCP Primary Chilled Water Pump Control Panel  No.03 1 CHPCP-2003 A R Control Pump Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC PHCP Primary Chilled Water Pump Control Panel  No.04 1 CHPCP-2001 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC PHCP Primary Chilled Water Pump Control Panel  No.05 1 CHPCP-2002 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC PHCP Primary Chilled Water Pump Control Panel  No.06 1 CHPCP-2003 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC SECONDARY CHILLED WATER PUMP (High Risk) 12 H 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
AC SCP Secondary Chiller Pump No.1 1 SCHP-A-R-01 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC SCP Secondary Chiller Pump No.2 1 SCHP-A-R-02 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC SCP Secondary Chiller Pump No.3 1 SCHP-A-R-03 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC SCP Secondary Chiller Pump No.4 1 SCHP-A-R-04 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC SCP Secondary Chiller Pump No.5 1 SCHP-A-R-05 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC SCP Secondary Chiller Pump No.6 1 SCHP-A-R-06 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC SCP Secondary Chilled Water Pump Control Panel  No.01 1 CHPCP-2001 A R Control Pump Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC SCP Secondary Chilled Water Pump Control Panel  No.02 1 CHPCP-2002 A R Control Pump Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC SCP Secondary Chilled Water Pump Control Panel  No.03 1 CHPCP-2003 A R Control Pump Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC SCP Secondary Chilled Water Pump Control Panel  No.04 1 CHPCP-2001 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC SCP Secondary Chilled Water Pump Control Panel  No.05 1 CHPCP-2002 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC SCP Secondary Chilled Water Pump Control Panel  No.06 1 CHPCP-2003 A R Chiller Room H M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC Make Up Water Booster Pump 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
AC MBP Make Up Pump No.1 1 MP-A-R-01 A R ดาดฟ้า M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC MBP Make Up Pump No.2 1 MP-A-R-02 A R ดาดฟ้า M M M M/SC M M M M/SC M M M M/SC
AC AIR CONDITION UNIT (FAN COIL UNIT) 713 289 223 235 289 223 235 289 223 235 289 223 235
AC AIR CONDITION UNIT (FAN COIL UNIT) 713 289 223 235 289 223 235 289 223 235 289 223 235
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-01 A B ห้องเก็บของ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-02 A B ห้อง  เคร่ืองมือแพทย์ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-03 A B ห้อง  เคร่ืองมือแพทย์ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-04 A B ห้องเก็บของ (BODY) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-05 A B ห้องคลงัเวชภณัฑ์ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-06 A B ห้องคลงัยา Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-07 A B ห้องคลงัยา Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-08 A B ห้องคลงัยา Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-09 A B ห้องพฒันาธุรกิจ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-10 A B ห้องผา้สะอาด Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-11 A B ห้องพสัดุ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-12 A B ห้องเวชระเบียน Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-13 A B ห้องเวชระเบียน Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-14 A B ห้องเวชระเบียน Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-15 A B ห้องเก็บผา้ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-16 A B ห้อง MDB Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-17 A B ห้องอาคารสถานท่ี Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-18 A B ห้องอาคารสถานท่ี Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-19 A B ห้องอาคารสถานท่ี Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-B-20 A B ห้องช่าง Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-01 A 1 ห้องฉุกเฉิน Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-02 A 1 ห้องฉุกเฉิน Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-03 A 1 ห้อง Wound Care Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-05 A 1 ห้องเก็บฟิลม์ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-06 A 1 ห้องเก็บฟิลม์ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-07 A 1 เคาทเ์ตอร์กลาง X-ray Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-08 A 1 ห้อง CT-Scand Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-09 A 1 ห้อง CT-Scand Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-10 A 1 ห้อง X-ray Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-11 A 1 ห้อง X-ray Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-12 A 1 ห้อง Control MRI Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-13 A 1 CPR1 ER ใหม่ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-14 A 1 CPR2 ER ใหม่ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-15 A 1 เตียง10 ER ใหม่ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-16 A 1 HN ห้องหวัหนา้ ER ใหม่ Q Q Q Q
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AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-17 A 1 ห้องรับรอง ER ใหม่ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-18 A 1 Wound Care ER ใหม่ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-19 A 1 ห้องตรวจชีพจร ER ใหม่ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-20 A 1 ห้องตรวจ 1 ER ใหม่ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-21 A 1 ห้องตรวจ 2 ER ใหม่ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-22 A 1 ห้องตรวจ 3 ER ใหม่ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-23 A 1 ห้องตรวจ 4 ER ใหม่ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-24 A 1 Minor ER ใหม่ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-25 A 1 ส่วนกลาง Sur No.1 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-26 A 1 ส่วนกลาง Sur No.2 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-27 A 1 ห้องหตัถการ แผนก Sur Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-28 A 1 ทางเขา้ แผนก Ortho Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-29 A 1 ห้องหตัถการ แผนก Ortho No.1 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-30 A 1 ห้องหตัถการ แผนก Ortho No.2 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-31 A 1 ห้องเบรค Ortho Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-32 A 1 ห้องรับรอง  VVIP 1 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-33 A 1 ห้องรับรอง  VVIP 2 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-34 A 1 ห้องรับรอง  VVIP 3 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-35 A 1 ห้องตรวจ 1 Uro Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-36 A 1 ห้องตรวจ 2 Uro Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-37 A 1 ห้องตรวจ 3 Uro Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-38 A 1 ห้องตรวจ 4 Uro Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-39 A 1 Referal 1A Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-1-40 A 1 Admisson 1A Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-01-1 A 2 Coridor แผนก ENT Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-01-2 A 2 Coridor แผนก ENT Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-01-3 A 2 Coridor แผนก ENT Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-02 A 2 ห้อง Audio Gram Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-03 A 2 ห้องตรวจการไดย้นิ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-04 A 2 ห้องสอนสุขภาพ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-05 A 2 ห้อง EXAM 1 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-06 A 2 ห้อง EXAM 2 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-07 A 2 ห้อง EXAM 3 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-08 A 2 ห้อง Treatment Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-09 A 2 ห้องออกของ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-10 A 2 ห้อง EXAM 4 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-11 A 2 ห้อง EXAM 5 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-12 A 2 ห้อง Treatment Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-13 A 2 ห้อง Vital Sige Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-14 A 2 ห้อง Staff Lounge Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-15-1 A 2 Coridor แผนก ENT Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-15-2 A 2 Coridor แผนก ENT Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-16 A 2 ห้อง EXAM 1 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-17 A 2 ห้อง EXAM 2 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-18 A 2 ห้อง EXAM 3 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-19 A 2 ห้องมืด Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-20 A 2  ห้อง Laser Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-21 A 2 ห้อง Treatment Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-22 A 2 ห้อง Fundus Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-23 A 2 ห้อง EXAM 4 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-24 A 2 ห้อง EXAM 5 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-25 A 2 ห้อง OCT IOL Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-26 A 2 ห้อง Eye Spa Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-27 A 2 ห้องขยายม่านตา Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-28 A 2 ห้องพกัคอย Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-29 A 2 ห้องจดัแว่น Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-30 A 2  ห้อง Vital Sign Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-31 A 2 ห้องประเมินราคา Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-32 A 2 ห้อง Genaral Supply Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-33 A 2 ห้อง Cashier Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-34 A 2  ห้อง Hean Cashier Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-35 A 2 ห้อง UM Office Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-36 A 2 ห้อง Staff Lounge Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-37 A 2 ห้อง Call Center Q Q Q Q
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AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-38-1 A 2 ห้อง GYN Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-38-2 A 2 ห้อง GYN Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-38-3 A 2 ห้อง GYN Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-38-4 A 2 ห้อง GYN Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-39 A 2 ห้อง Infertile Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-40 A 2 ห้อง Exam 3 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-2-41 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-42 A 2 ห้อง Exam 2 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-43 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-44 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-45 A 2 ห้อง Exam 1 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-46 A 2 ห้อง Sub Nurse Ob Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-47 A 2 ห้อง Exam 10 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-48 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-49 A 2 ห้อง Exam 9 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-50 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-51 A 2 ห้อง Meeting Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-52 A 2 ห้อง Clean Sto Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-53 A 2 ห้อง Exam 8 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-54 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-55 A 2 ห้อง Pultrasound 3 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-56 A 2 ห้อง Exam 7 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-57 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-58 A 2 ห้อง Exam 6 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-59 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-60 A 2 ห้องคลีนิคนมแม่ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-61 A 2 ห้อง Feeding Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-62 A 2 ห้อง Staff Lounge Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-63 A 2 ห้อง Exam 5 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-64 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-65 A 2 ห้อง Ultrasound 2 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-66 A 2 ห้อง Exam 4 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-67 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-68 A 2 ห้อง Exam 3 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-69 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-70 A 2 ห้อง Exam 2 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-71 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-72 A 2 ห้อง Ultrasound 1 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-73 A 2 ห้อง Treatment Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-74 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-75 A 2 ห้อง Exam 1 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-76 A 2 ห้อง Vital Sing Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-2-77 A 2 ห้อง Treatment Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-3-1 A 3 ห้อง ICU 1 S M M M M M S M M M M M
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-3-2 A 3 ห้อง ICU 2 S M M M M M S M M M M M
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-3-3 A 3 ห้อง ICU 3 S M M M M M S M M M M M
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-3-4 A 3 ห้อง ICU 4 S M M M M M S M M M M M
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-3-5 A 3 ห้อง ICU 5 S M M M M M S M M M M M
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-3-6 A 3 ห้อง ICU 6 S M M M M M S M M M M M
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-3-7 A 3 ห้อง ICU 7 S M M M M M S M M M M M
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-3-8 A 3 ห้อง ICU 8 S M M M M M S M M M M M
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-3-9 A 3 ห้อง ICU 9 S M M M M M S M M M M M
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-3-10 A 3 ห้อง ICU 10 S M M M M M S M M M M M
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-3-11 A 3 ห้อง ICU 11 S M M M M M S M M M M M
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-3-12 A 3 ห้อง ICU 12 S M M M M M S M M M M M
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-3-13 A 3 ห้อง ICU 14 S M M M M M S M M M M M
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-3-14 A 3 ห้อง ICU 15 S M M M M M S M M M M M
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-3-15 A 3 ห้อง ICU 16 S M M M M M S M M M M M
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-3-16 A 3 ห้อง RCU 1 S M M M M M S M M M M M
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-3-17 A 3 ห้อง Cath-Lab S M M M M M S M M M M M
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-4-01 A 4 ห้องกายภาพ5 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-4-02 A 4 หน่วยไตเทียม 1 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-4-03 A 4 หน่วยไตเทียม 2 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-4-04 A 4 หน่วยไตเทียม 3 Q Q Q Q
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AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-4-05 A 4 หน่วยไตเทียม 4 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-4-06 A 4 ห้องประชุม 4A 5 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-4-07 A 4 ศูนยค์วามงาม Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-4-08 A 4 ห้อง IT Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-4-09 A 4 ห้อง IT Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-4-10 A 4 ห้อง IT Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-4-11 A 4 แผนก GI Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-01 A 5 ห้อง 502 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-02 A 5 ห้อง 503 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-03 A 5 ห้อง 504 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-04 A 5 ห้อง 505 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-05 A 5 ห้อง 506 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-06 A 5 ห้อง 507 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-07 A 5 ห้อง 508 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-08 A 5 ห้อง 509 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-09 A 5 ห้อง 510 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-10 A 5 ห้อง 511 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-11 A 5 ห้อง 512 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-12 A 5 ห้อง 516 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-13 A 5 ห้อง 517 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-14 A 5 ห้อง 518 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-15 A 5 ห้อง 519 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-16 A 5 ห้อง 520 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-17 A 5 ห้อง 521 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-18 A 5 ห้อง 522 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-19 A 5 ห้อง 523 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-20 A 5 ห้อง 524 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-5-21 A 5 ห้องเจา้หนา้ท่ีพยาบาลหนา้ลิฟท์ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-01 A 6 ห้อง 601 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-02 A 6 ห้อง 602 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-03 A 6 ห้อง 603 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-04 A 6 ห้อง 604 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-05 A 6 ห้อง 605 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-06 A 6 ห้อง 606 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-07 A 6 ห้อง 607 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-08 A 6 ห้อง 608 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-09 A 6 ห้อง 609 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-10 A 6 ห้อง 610 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-11 A 6 ห้อง 611 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-12 A 6 ห้อง 612 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-13 A 6 ห้อง 615 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-14 A 6 ห้อง 616 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-15 A 6 ห้อง 617 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-16 A 6 ห้อง 618 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-17 A 6 ห้อง 619 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-18 A 6 ห้อง 620 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-19 A 6 ห้อง 621 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-20 A 6 ห้อง 622 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-21 A 6 ห้อง 623 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-22 A 6 ห้อง 624 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-6-23 A 6 ห้องการเงินผูป่้วยใน หนา้ลิฟท์ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-01 A 7 ห้องรับแขก 701 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-02 A 7 ห้อง 701 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-03 A 7 ห้อง 702 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-04 A 7 ห้อง 703 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-05 A 7 ห้อง 704 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-06 A 7 ห้อง 705 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-07 A 7 ห้อง 706 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-08 A 7 ห้อง 707 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-09 A 7 ห้อง 708 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-10 A 7 ห้อง 709 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-11 A 7 ห้อง 710 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-12 A 7 ห้อง 711 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-13 A 7 ห้อง 712 Q Q Q Q
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AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-14 A 7 ห้องรับแขก 715 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-15 A 7 ห้อง 715 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-16 A 7 ห้อง 716 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-17 A 7 ห้อง 717 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-18 A 7 ห้อง 718 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-19 A 7 ห้อง 719 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-20 A 7 ห้อง 720 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-21 A 7 ห้อง 721 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-22 A 7 ห้อง 722 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-23 A 7 ห้อง 723 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-24 A 7 ห้อง 724 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-25 A 7 เคาทเ์ตอร์พยาบาล Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-7-26 A 7 ห้อง UR,UM หนา้ลิฟท์ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-01 A 8 ห้อง 802 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-02 A 8 ห้อง 803 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-03 A 8 ห้อง 804 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-04 A 8 ห้อง 805 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-05 A 8 ห้อง 806 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-06 A 8 ห้อง 807 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-07 A 8 ห้อง 808 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-08 A 8 ห้อง 809 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-09 A 8 ห้อง 810 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-10 A 8 ห้อง 811 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-11 A 8 ห้อง 812 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-12 A 8 ห้อง 816 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-13 A 8 ห้อง 817 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-14 A 8 ห้อง 818 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-15 A 8 ห้อง 819 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-16 A 8 ห้อง 820 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-17 A 8 ห้อง 821 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-18 A 8 ห้อง 822 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-19 A 8 ห้อง 823 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-8-20 A 8 ห้องพกัพยาบาลหนา้ลิฟท์ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-01 A 9 ห้อง 901 ห้องรับแขก Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-02 A 9 ห้อง 901 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-03 A 9 ห้อง 902 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-04 A 9 ห้อง 903 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-05 A 9 ห้อง 904 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-06 A 9 ห้อง 905 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-07 A 9 ห้อง 906 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-08 A 9 ห้อง 907 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-09 A 9 ห้อง 908 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-10 A 9 ห้อง 909 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-11 A 9 ห้อง 910 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-12 A 9 ห้อง 911 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-13 A 9 ห้อง 912 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-14 A 9 ห้อง 915 ห้องรับแขก Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-15 A 9 ห้อง 915 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-16 A 9 ห้อง 916 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-17 A 9 ห้อง 917 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-18 A 9 ห้อง 918 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-19 A 9 ห้อง 919 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-20 A 9 ห้อง 920 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-21 A 9 ห้อง 921 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-22 A 9 ห้อง 922 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-23 A 9 ห้อง 923 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-24 A 9 ห้อง 924 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-9-25 A 9 ห้องพกัพยาบาล Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-01 A 10 ห้องรับแขก 1001 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-02 A 10 ห้อง 1001 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-03 A 10 ห้อง 1002 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-04 A 10 ห้อง 1003 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-05 A 10 ห้อง 1004 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-06 A 10 ห้อง 1005 Q Q Q Q
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AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-07 A 10 ห้อง 1006 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-08 A 10 ห้อง 1007 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-09 A 10 ห้อง 1008 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-10 A 10 ห้อง 1009 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-11 A 10 ห้อง 1010 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-12 A 10 ห้อง 1011 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-13 A 10 ห้อง 1012 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-14 A 10 ห้องรับแขก 1015 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-15 A 10 ห้อง 1015 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-16 A 10 ห้อง 1016 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-17 A 10 ห้อง 1017 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-18 A 10 ห้อง 1018 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-19 A 10 ห้อง 1019 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-20 A 10 ห้อง 1020 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-21 A 10 ห้อง 1021 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-22 A 10 ห้อง 1022 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-23 A 10 ห้อง 1023 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-24 A 10 ห้อง 1024 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-10-25 A 10 หนา้ลิฟท์ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-R-01 A R ห้องลิฟท์ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-A-R-02 A R ห้อง Control Chiller Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-2-01 B 2 PE LA PAK Room No.1 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-2-02 B 2 PE LA PAK Room No.2 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-2-03 B 2 Food house no.1 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-2-04 B 2 Food house no.2 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-2-05 B 2 Food house no.3 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-2-06 B 2 Food house no.4 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-2-07 B 2 Office แผนกควบคุมคุณภาพ Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-2-08 B 2 Food house no.5 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-3-01 B 3 Smooth Room 1 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-3-02 B 3 Smooth Room 1 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-3-03 B 3 ห้องถ่ายเอกสาร Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-3-04 B 3 Smile Room Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-3-05 B 3 Office  no. 1 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-3-06 B 3 Office  no. 2 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-3-07 B 3 Office  no. 3 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-3-08 B 3 Office  no. 4 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-3-09 B 3 Office  no. 5 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-3-10 B 3 Office  no. 6 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-3-11 B 3 Office  no. 7 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-4-01 B 4 Office  no. 1 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-4-02 B 4 Office  no. 2 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-4-03 B 4 Office  no. 3 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-4-04 B 4 Office  no. 4 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-4-05 B 4 Office  no. 5 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-4-06 B 4 Office  no. 6 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-4-07 B 4 Office  no. 7 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-4-08 B 4 Office  no. 8 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-4-09 B 4 Office  no. 9 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-4-10 B 4 Office  no. 10 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-4-11 B 4 Office  no. 11 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-4-12 B 4 Office  no. 12 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-4-13 B 4 Office  no. 13 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-4-14 B 4 Office  no. 14 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-5-01 B 5 ห้อง E-Leaning no.1 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-5-02 B 5 ห้อง E-Leaning no.2 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-5-03 B 5 ห้อง สมคัรงาน  1 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-5-04 B 5 ห้อง สมคัรงาน  2 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-5-05 B 5 Happy life Room Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-5-06 B 5 เคาร์เตอร์ หนา้แผนก  HR Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-5-07 B 5 Office no. 1 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-5-08 B 5 Office no. 2 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-5-09 B 5 ห้อง ผูจ้ดัการแผนก HRD Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-5-10 B 5 ห้อง ผูจ้ดัการแผนก HRM Q Q Q Q
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AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-5-11 B 5 ห้องเก็บเอกสาร Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-6-01 B 6 Support System Room Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-6-02 B 6 Blood Bank Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-6-03 B 6 Hematology Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-6-04 B 6 Bacteria Room Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-6-05 B 6 โถงกลาง Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-6-06 B 6 โถงกลาง Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-6-07 B 6 โถงกลาง Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-6-08 B 6 Staff lounge Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-7-01 B 7 Nursing Director Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-7-02 B 7 Keang-Don Room Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-7-03 B 7 Project Director Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-7-04 B 7 Nursing Division Manager Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-7-05 B 7 Pocicy and planning Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-7-06 B 7 Nursing Professional Training Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-7-07 B 7 Risk Management Deparment Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-7-08 B 7 ห้องประชุม 7B Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-7-09 B 7 ห้องพระ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-B-7-10 B 7 ศูนยพ์ฒันาคุณภาพ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-1-01 E 1 ห้องตรวจ Physical Ex 1 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-1-02 E 1 ห้องตรวจ Physical Ex 2 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-1-03 E 1 ห้องหตัการ 1 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-1-04 E 1 ห้องหตัการ 2 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-1-05 E 1 ห้องตรวจหู Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-1-06 E 1 แผนก Wellness Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-1-07 E 1 แผนก Wellness Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-1-08 E 1 แผนก Wellness Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-1-09 E 1 แผนก Wellness Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-1-10 E 1 หนา้เคาทเ์ตอร์ Wellness Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-1-11 E 1 หนา้เคาทเ์ตอร์ Wellness Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-1-12 E 1 ห้องล่ามต่างประเทศเก่า Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-1-13 E 1 ห้อง VIP Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-1-14 E 1 ห้อง office ขา้งห้องน ้า Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-B-01 E B ห้อง office ใหม่ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-B-02 E B ห้อง office ใหม่ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-B-03 E B ห้อง office ใหม่ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-B-04 E B ห้อง Mobile Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-B-05 E B ห้อง Health choice ใหม่ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-B-06 E B ห้อง Health choice เก่า Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-B-07 E B ห้องตรวจทางเดินหายใจ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-B-08 E B ห้องตรวจทางเดินหายใจ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-E-B-09 E B ห้องตรวจทางเดินหายใจ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-1-01 C 1 ห้องเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-1-02 C 1 ห้องเจาะเลือด Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-1-03 C 1 ห้องจ่ายยา/การเงิน Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-1-04 C 1 ห้องจ่ายยา/การเงิน Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-1-05 C 1 ห้องลู่ว่ิง Cardio Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-01 C 3 Staff  ONCALL Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-02 C 3 Dr. ONCALL Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-03 C 3 Staff  ONCALL Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-04 C 3 Staff  ONCALL Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-05 C 3 Staff  ONCALL Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-06 C 3 WC.  &   CH.  W. Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-07 C 3 WC  .&   CH.  M. Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-08 C 3 Day Surgery Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-09 C 3 Exam Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-10 C 3 RECOVERY Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-11 C 3 RECOVERY Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-12 C 3 ANES Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-13 C 3 ห้องเก็บยา Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-14 C 3 Linen Store Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-15 C 3 HN Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-16 C 3 EXAM 1 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-17 C 3 EXAM 2 Q Q Q Q
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AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-18 C 3 EXAM 3 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-19 C 3 EXAM 4 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-20 C 3 EXAM 5 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-21 C 3 ทางเขา้แผนก NURSERY Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-22 C 3 NICU Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-23 C 3 NICU Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-24 C 3 เก็บนม Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-25-1 C 3 EQUIPMENT (OB) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-25-2 C 3 EQUIPMENT (OB) Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-26-1 C 3 Sterlize Storage Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-26-2 C 3 Sterlize Storage Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-27 C 3 เก็บเวชภณัฑ์ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-28 C 3 SNB  Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-29 C 3 Transfer Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-30 C 3 อาบน ้าเด็ก Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-32 C 3 NICU2 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-33 C 3 Dr. On Call Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-34 C 3 Staff  Lounge Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-35 C 3 จุดรับเด็ก Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-36 C 3 จุดรับเด็ก Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-37 C 3 จุดรับเด็ก Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-38 C 3 จุดรับเด็ก Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-39 C 3 ห้องเก็บของหมอดมยา Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-40 C 3 ห้องจุดเปล่ียนเตียง Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-3-41 C 3 DAY SURGERY Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-01 C 4 ห้องตรวจ4 (GI) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-02 C 4 ห้องตรวจ3 (GI) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-03 C 4 Treatment Room (GI) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-04 C 4 หนา้ห้องตรวจ 3 (GI) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-05 C 4 หนา้ห้องตรวจ 2 (GI) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-06 C 4 หนา้ห้องตรวจ 1 (GI) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-07 C 4 ห้องเตรียมล าไส1้ (GI) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-08 C 4 ห้องเตรียมล าไส2้ (GI) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-09 C 4 ห้องส่องกลอ้ง1 (GI) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-10 C 4 ห้องส่องกลอ้ง2 (GI) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-11 C 4 ห้องลา้งเคร่ืองมือ (GI) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-12 C 4 ห้องพกัเบรก (GI) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-13 C 4 ห้องตรวจหวัใจ1 (Cadio) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-14 C 4 ห้องตรวจหวัใจ2 (Cadio) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-15 C 4 ทางเดินหนา้ห้องตรวจหวัใจ1,2 (Cadio) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-16 C 4 ห้องพกัแพทย ์(Cadio) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-17 C 4 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี (Cadio) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-18 C 4 ห้องตรวจ5(Cadio) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-19 C 4 ห้องตรวจ4(Cadio) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-20 C 4 ห้องอลัตร้าซาวด2์ (Cadio) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-21 C 4 ห้องอลัตร้าซาวด1์ (Cadio) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-22 C 4 ห้องตรวจ3 (Cadio) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-23 C 4 ห้องท าหตัถการ (Cadio) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-24 C 4 ห้องตรวจ2 (Cadio) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-25 C 4 ห้องเก็บเคร่ืองมือ (Cadio) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-26 C 4 ห้องตรวจ1(Cadio) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-27 C 4 ห้องให้ค  าปรึกษา(Cadio) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-28 C 4 ห้องประชุม(Cadio) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-29 C 4 ในห้องการเงินหนา้ลิฟท ์Japan Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-30 C 4 ในห้อง IT Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-31 C 4 ในห้อง IT Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-32 C 4 ห้องพกัแพทย4์C Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-33 C 4 ห้องพกัแพทย4์C Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-34 C 4 ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้องพกัแพทย4์C) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-35 C 4 ห้องโถง  (ห้องพกัแพทย4์C) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-36 C 4 ห้องโถง  (ห้องพกัแพทย4์C) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-37 C 4 ห้องส านกังานอพทย4์C Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-38 C 4 ห้องโฮมเทียร์เตอร์4C Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-39 C 4 ห้องแพก็ (ทนัตกรรม) Q Q Q Q
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AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-40 C 4 ห้องหวัหนา้ดา้นหลงั (ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-41 C 4 ห้องเทปูน(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-42 C 4 Minor Sugery Room1(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-43 C 4 Minor Sugery Room2(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-44 C 4 หนา้ห้องเก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือ(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-45 C 4 ห้องตรวจ12(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-46 C 4 ห้องตรวจ10(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-47 C 4 ห้องตรวจ11(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-48 C 4 ห้องเบรกพยาบาล(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-49 C 4 ห้องตรวจ6(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-50 C 4 sterile Supply(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-51 C 4 sterile Supply(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-52 C 4 ห้องตรวจ5(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-53 C 4 ห้องตรวจ4(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-54 C 4 ห้องตรวจ7(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-55 C 4 ห้องตรวจ3(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-56 C 4 ห้องตรวจ8(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-57 C 4 ห้องตรวจ2(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-58 C 4 ห้องตรวจ9(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-59 C 4 ห้องตรวจ1(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-4-60 C 4 ห้อง VS Room.(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-01 C 5 ห้อง 501 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-02 C 5 ห้อง 501 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-03 C 5 ห้อง 502 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-04 C 5 ห้อง 503 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-05 C 5 ห้อง 504 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-06 C 5 ห้อง 505 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-07 C 5 ห้อง 506 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-08 C 5 ห้อง 507 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-09 C 5 ห้อง 508 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-10 C 5 ห้อง 509 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-11 C 5 ห้อง 510 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-12 C 5 ห้อง 511 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-13 C 5 ห้อง 512 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-14 C 5 ห้อง 514 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-15 C 5 ห้อง 515 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-16 C 5 ห้อง 516 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-17 C 5 ห้อง 517 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-18 C 5 ห้อง 518 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-19 C 5 ห้อง 519 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-20 C 5 ห้อง 519 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-21 C 5 ทางเดินเขา้ Ward Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-22 C 5 ห้องพกัหมอ 1 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-23 C 5 ห้องพกัหมอ 2 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-24 C 5 ห้องพกัหมอ 3 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-25 C 5 แผนก Nersery Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-26 C 5 ห้องลา้งฟิลม์ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-5-27 C 5 ห้องรับแขก Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-01 C 6 ห้อง 601 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-02 C 6 ห้อง 601 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-03 C 6 ห้อง 602 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-04 C 6 ห้อง 603 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-05 C 6 ห้อง 604 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-06 C 6 ห้อง 605 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-07 C 6 ห้อง 606 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-08 C 6 ห้อง 607 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-09 C 6 ห้อง 608 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-10 C 6 ห้อง 609 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-11 C 6 ห้อง 610 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-12 C 6 ห้อง 611 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-13 C 6 ห้อง 612 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-14 C 6 ห้อง 614 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-15 C 6 ห้อง 615 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-16 C 6 ห้อง 616 Q Q Q Q
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AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-17 C 6 ห้อง 617 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-18 C 6 ห้อง 618 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-19 C 6 ห้อง 619 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-20 C 6 หนา้ห้อง 601 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-21 C 6 ทางเดินขา้งประตูกนัควนั Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-22 C 6 ทางเขา้ Ward Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-23 C 6 หลงัเคาทเ์ตอร์ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-24 C 6 ห้องเบรกพยาบาล Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-6-25 C 6 ห้องรับแขก Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-7-01 C 7 ห้อง 701 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-7-02 C 7 ห้อง 702 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-7-03 C 7 ห้อง 703 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-7-04 C 7 ห้อง 704 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-7-05 C 7 ห้อง 705 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-7-06 C 7 ห้อง 706 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-7-07 C 7 ห้อง 707 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-7-08 C 7 ห้อง 708 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-7-09 C 7 ห้อง 709 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-7-10 C 7 ห้อง 710 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-7-11 C 7 ห้อง 711 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-7-12 C 7 ห้อง 712 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-7-14 C 7 ห้อง 714 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-7-15 C 7 ห้อง 715 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-7-16 C 7 ห้อง 716 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-7-17 C 7 ห้อง 717 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-7-18 C 7 ห้อง 718 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-7-19 C 7 ห้องสนัทนาการ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-01 C 8 ห้อง 801 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-02 C 8 ห้อง 802 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-03 C 8 ห้อง 803 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-04 C 8 ห้อง 804 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-05 C 8 ห้อง 805 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-06 C 8 ห้อง 806 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-07 C 8 ห้อง 807 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-08 C 8 ห้อง 808 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-09 C 8 ห้อง 809 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-10 C 8 ห้อง 810 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-11 C 8 ห้อง 811 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-12 C 8 ห้อง 812 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-13 C 8 ห้อง 813 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-14 C 8 ห้อง 814 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-15 C 8 ห้อง 815 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-16 C 8 ห้อง 816 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-17 C 8 ห้อง 817 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-18 C 8 ห้อง 818 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-19 C 8 ห้องสนัทนาการ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-8-20 C 8 ห้องสนัทนาการ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-01 C 9 ห้อง 901 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-02 C 9 ห้อง 902 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-03 C 9 ห้อง 903 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-04 C 9 ห้อง 904 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-05 C 9 ห้อง 905 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-06 C 9 ห้อง 906 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-07 C 9 ห้อง 907 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-08 C 9 ห้อง 908 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-09 C 9 ห้อง 909 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-10 C 9 ห้อง 910 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-11 C 9 ห้อง 911 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-12 C 9 ห้อง 912 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-13 C 9 ห้อง 913 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-14 C 9 ห้อง 914 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-15 C 9 ห้อง 915 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-16 C 9 ห้อง 916 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-17 C 9 ห้อง 917 Q Q Q Q
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AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-18 C 9 ห้อง 918 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-19 C 9 ห้อง 919 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-20 C 9 ห้อง 920 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-21 C 9 ทางเดินเขา้ Ward Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-22 C 9 ห้องพกัหมอ 1 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-23 C 9 ห้องพกัหมอ 2 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-24 C 9 ห้องพกัหมอ 3 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-25 C 9 แผนก Nersery Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-26 C 9 ห้องลา้งฟิลม์ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-9-27 C 9 ห้องรับแขก Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-01 C 10 ห้อง 1001 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-02 C 10 ห้อง 1001 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-03 C 10 ห้อง 1002 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-04 C 10 ห้อง 1002 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-05 C 10 ห้อง 1003 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-06 C 10 ห้อง 1003 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-07 C 10 ห้อง 1004 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-08 C 10 ห้อง 1004 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-09 C 10 ห้อง 1005 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-10 C 10 ห้อง 1005 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-11 C 10 ห้อง 1006 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-12 C 10 ห้อง 1006 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-13 C 10 ห้อง 1007 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-14 C 10 ห้อง 1007 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-15 C 10 ห้อง 1008 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-16 C 10 ห้อง 1008 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-17 C 10 ห้อง 1009 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-18 C 10 ห้อง 1009 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-19 C 10 โถงตอ้นรับฝ่ังโมชิ Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-20 C 10 ห้องประชุม Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-21 C 10 ส่วนกลาง Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-10-22 C 10 หนา้ลิฟตลู์กคา้ 10C Q Q Q Q Add
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-01 C 11 ส่วนกลางห้องตรวจ Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-02 C 11 ห้องตรวจ #1 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-03 C 11 ห้องตรวจ #2 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-04 C 11 ห้องตรวจ #3 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-05 C 11 ห้องตรวจ #4 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-06 C 11 ห้องตรวจ #5 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-07 C 11 ห้องเก็บเวชภณัฑ์ Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-08 C 11 ห้องให้ค  าปรึกษา Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-09 C 11 ห้องหตัถการ #1 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-10 C 11 ห้องหตัถการ #2 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-11 C 11 ห้อง Fibroscan Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-12 C 11 ส่วนกลางรับรอง #1 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-13 C 11 ส่วนกลางรับรอง #2 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-14 C 11 ส่วนกลางรับรอง #3 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-15 C 11 ส่วนกลางหนา้เคาน์เตอร์ #1 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-16 C 11 ส่วนกลางหนา้เคาน์เตอร์ #2 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-17 C 11 ส่วนกลางหนา้เคาน์เตอร์ #3 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-18 C 11 ส่วนกลางหนา้เคาน์เตอร์ #4 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-19 C 11 หนา้ลิฟทลู์กคา้ Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-20 C 11 หนา้ลิฟทพ์นกังาน Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-21 C 11 ส่วนกลางห้องรับรองญาติ #1 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-22 C 11 ส่วนกลางห้องรับรองญาติ #2 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-23 C 11 ห้องพกัเบรคเจา้หนา้ท่ี #1 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-24 C 11 ห้องพกัเบรคเจา้หนา้ท่ี #2 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-25 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #1 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-26 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #2 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-27 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #3 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-28 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #4 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-29 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #5 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-11-30 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #6 Q Q Q Q ADD
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-01 C 12 ห้อง 1201 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-02 C 12 ห้องญาติ 1201 Q Q Q Q
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AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-03 C 12 ห้อง 1202 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-04 C 12 ห้อง 1203 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-05 C 12 ห้อง 1205 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-06 C 12 ห้อง 1206 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-07 C 12 ห้อง 1207 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-08 C 12 ห้อง 1208 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-09 C 12 ห้อง 1209 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-10 C 12 ห้อง 1210 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-11 C 12 ห้อง 1211 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-12 C 12 ห้องหลงัเคาทเ์ตอร์ล่าม Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-13 C 12 ทางเดินหนา้ห้อง 1201 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-14 C 12 ทางเดินหนา้หนา้ห้อง1209 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-15 C 12 หนา้เคาทเ์ตอร์ IPD Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-16 C 12 หลงัเคาทเ์ตอร์ IPD Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-17 C 12 หลงัเคาทเ์ตอร์ OPD Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-18 C 12 ห้องหวัหนา้หลงัเคาทเ์ตอร์ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-19 C 12 ห้องพกัเวร Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-20 C 12 ห้องเบรกพยาบาล Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-21 C 12 เคาทเ์ตอร์ล่าม Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-22 C 12 ทางเดินขา้งเคาทเ์ตอร์ OPD Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-23 C 12 หนา้ห้องตรวจ 1,2 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-24 C 12 ทางเดินหนา้ห้อง Dirty IPD Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-25 C 12 Assecsment Room Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-26 C 12 Treatment Room Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-27 C 12 ห้องตรวจ 5 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-28 C 12 ห้องตรวจ 6 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-29 C 12 ห้องตรวจ 3 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-30 C 12 ห้องตรวจ 2 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-31 C 12 ห้องตรวจ 1 Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-C-12-32 C 12 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-D-1-01 D 1 ห้องControl Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-D-1-02 D 1 ห้องลา้งเคร่ืองมือแพทย ์CSSD Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-D-1-03 D 1 ห้องลา้งเคร่ืองมือแพทย ์CSSD Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-D-1-04 D 1 ห้องลา้งเคร่ืองมือแพทย ์CSSD Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-D-1-05 D 1 ห้อง CCTV Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-D-1-06 D 1 ห้องขยะ Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-D-1-07 D 1 ห้องพระหนา้ห้อง Body Q Q Q Q
AC FCU Fan Coil Unit 1 FCU-D-1-08 D 1 ห้อง Body Q Q Q Q
AC AIR CONDITION UNIT (AIR SPLIT TYPE) 142 43 36 37 43 36 37 43 36 37 43 36 37
AC AIR CONDITION UNIT (AIR SPLIT TYPE) (High Risk) 142 43 36 37 51 45 46 43 36 37 51 45 46
AC STU Split Type 1 SPT-A-1-01 A 1 ห้องตรวจ1 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-A-1-02 A 1 ห้องตรวจ2 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-A-1-03 A 1 ห้อง CT Scan ห้อง control Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-A-1-04 A 1 ห้อง CT Scan Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-A-1-05 A 1 X-Ray Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-A-1-06 A 1 Surgery ห้องท าหตัถการ Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-A-1-07 A 1 Surgery ห้องตรวจ 1 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-A-1-08 A 1 Surgery ห้องตรวจ 2 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-A-1-09 A 1 Surgery ห้องตรวจ 3 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-1-01 B 1 แผนกแม่บา้น Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-1-02 B 1 ห้องกินขา้ว Food House Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-1-03 B 1 Office Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-1-04 B 1 ห้องเก็บอาหารแห้ง Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-1-05 B 1 ห้องเตรียมอาหาร Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-1-06 B 1 จุดรับอาหารป่ันผสม Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-1-07 B 1 จุดรับอาหารส าเร็จรูป Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-1-08 B 1 ครัวเยน็ Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-1-07 B 1 พ้ืนท่ีจอดรถเขน็อาหาร Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-1-08 B 1 พ้ืนท่ีจอดรถเขน็อาหาร Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-2-01 B 2 Fitness Room Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-2-02 B 2 PE LA PAK Room Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-2-03 B 2 Food house no.1 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-2-04 B 2 Food house no.2 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-2-05 B 2 Food house no.3 Q Q Q Q
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AC STU Split Type 1 SPT-B-2-06 B 2 Food house no.4 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-2-07 B 2 Food house no.5 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-2-08 B 2 Food house no.1 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-6-01 B 6 Office Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-6-02 B 6 โถงทางเขา้ Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-6-03 B 6 Office Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-6-04 B 6 Manager Room Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-6-05 B 6 Maintenance Room Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-7-01 B 7 ห้องประชุม 7B Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-7-02 B 7 Nursingv iviion manager Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-R-01 B R ห้องเคร่ืองลิฟท์ Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-B-R-02 B R ห้องเคร่ืองลิฟท์ Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-1-01 E 1 ห้องท าแผล Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-1-02 E 1 ห้องฟัน Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-1-03 E 1 ห้องตรวจ ENT Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-1-04 E 1 JMC Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-01 E B ห้องตรวจ 1   ( PE 1) Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-02 E B ห้องตรวจ 2   ( PE 2) Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-03 E B ห้องตรวจ 3    ( PE 3) Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-04 E B ห้องตรวจ 4   ( PE 4) Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-05 E B ห้องตรวจ 5   ( EXAM 5 ) Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-06 E B ห้องตรวจ 6   ( VIP ) Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-07 E B ห้องตรวจ 7    ( VP ) Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-08 E B ห้องตรวจ 8    ( EXAM 8 ) Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-09 E B ห้องตรวจ 9     ( EKG ) Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-10 E B X-Ray Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-11 E B Ultrasound Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-12 E B ห้องเปล่ียนเส้ือผา้ Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-13 E B ห้อง Audio Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-14 E B ห้อง LFT Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-15 E B ห้องวดัสายตา Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-16 E B ห้องท าแผล Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-17 E B โถงหนา้ห้อง Ultrasound Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-18 E B ทางเดิน Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-19 E B โถงทางเดิน Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-20 E B Staff Lounge Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-21 E B ห้องเจาะเลือด Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-22 E B Vital Sign Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-23 E B Office Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-24 E B ห้องวคัซีน Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-25 E B Cashier Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-26 E B โถงนัง่รอ Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-27 E B โถงนัง่รอ Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-28 E B Office Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-29 E B ทางเดินหนา้ห้องตรวจ4 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-30 E B ทางเดินหนา้ห้องตรวจ3 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-31 E B Med Flu Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-32 E B Med Flu Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-33 E B Med Flu Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-34 E B Connext Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-35 E B Connext Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-E-B-36 E B Connext Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-F-1-01 F 1 แผนกแม่บา้น 1 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-F-1-02 F 1 แผนกแม่บา้น 2 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-F-1-03 F 1 แผนกยานยนต ์1 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-F-1-04 F 1 แผนกยานยนต ์2 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-F-1-05 F 1 ห้องฟิตเนส Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-F-1-06 F 1 ห้องฟิตเนส Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-C-14-01 C 14 ห้องประชุม Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-C-14-02 C 14 ห้องประชุม Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-C-14-03 C 14 ห้องประชุม Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-SP-01 SP 1 ห้องตรวจ  ( ห้องท าแผล) Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-SP-02 SP 1 ห้องตรวจ  ( ห้องท าแผล) Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-SP-03 SP 1 โถงนัง่รอ Q Q Q Q
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AC STU Split Type 1 SPT-SP-04 SP 1 โถงทางเดิน Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-SP-05 SP 1 ห้องตรวจ 1 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-SP-06 SP 1 ห้องตรวจ 2 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-SP-07 SP 1 ห้องตรวจ 3 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-SP-08 SP 1 ห้องพกัเบรค Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BW-01 BW 1 ห้องฉุกเฉิน Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BW-02 BW 1 Treatment Room Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BW-03 BW 1 โถงนัง่รอหนา้เคาทเ์ตอร์ Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BW-04 BW 1 โถงหนา้ห้องยา Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BW-05 BW 1 ห้องตรวจ 1 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BW-06 BW 1 ห้องเจา้หนา้ท่ี(เก็บเอกสาร) Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BW-07 BW 1 ห้องยา Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BW-08 BW 1 ห้องโถงดา้นหลงั Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BW-09 BW 1 ห้องโถงดา้นหลงั Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BW-10 BW 1 ห้อง X-Ray Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BW-11 BW 1 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ีดา้นหลงั Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BW-12 BW 1 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ีดา้นหลงั Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BB-01 BB 1 โถงนัง่รอหนา้เคาทเ์ตอร์ Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BB-02 BB 1 ทางเดิน Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BB-03 BB 1 ห้องตรวจ1 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BB-04 BB 1 ห้องตรวจ2 Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BB-05 BB 1 ห้องท าหตัถการ Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BB-06 BB 1 ห้องววดัความดนั Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BB-07 BB 1 ชั้น3 ห้องดา้นหนา้ซา้ย Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BB-08 BB 1 ชั้น3 ห้องดา้นหนา้ขวา Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BB-09 BB 1 ชั้น3 ห้องดา้นหลงัซา้ย Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BB-10 BB 1 ชั้น3 ห้องดา้นหลงัขวา Q Q Q Q
AC STU Split Type 1 SPT-BB-11 BB 1 ชั้น3 ห้องกลาง Q Q Q Q
AC STU Split Type Wall Type No.01 1 SPT-JP-G-01 JP 1 ห้อง Server # 1 S S
AC STU Split Type Wall Type No.02 1 SPT-JP-G-02 JP 1 ห้อง Server # 2 S S
AC STU Split Type Wall Type No.03 1 SPT-JP-G-03 JP 1 ห้องทนัตกรรม #1 S S
AC STU Split Type Wall Type No.04 1 SPT-JP-G-04 JP 1 ห้องทนัตกรรม #2 S S
AC STU Split Type Wall Type No.05 1 SPT-JP-G-05 JP 1 ห้องตรวจ 5 S S
AC STU Split Type Wall Type No.06 1 SPT-JP-G-06 JP 1 ห้อง X-Ray # 1 S S
AC STU Split Type Wall Type No.07 1 SPT-JP-G-07 JP 1 ห้อง CPR S S
AC STU Split Type Wall Type No.08 1 SPT-JP-G-08-01 JP 1 ส่วนกลาง S S
AC STU Split Type Wall Type No.09 1 SPT-JP-G-09 JP 1 ห้องหตัถการ S S
AC STU Split Type Wall Type No.10 1 SPT-JP-G-10 JP 1 ห้องตรวจ 1 S S
AC STU Split Type Wall Type No.11 1 SPT-JP-G-11 JP 1 ห้องตรวจ 2 S S
AC STU Split Type Wall Type No.12 1 SPT-JP-G-12 JP 1 ห้องตรวจ 3 S S
AC STU Split Type Wall Type No.13 1 SPT-JP-G-13 JP 1 ห้องตรวจ 4 S S
AC STU Split Type Wall Type No.14 1 SPT-JP-G-14 JP 1 ห้องหตัถการ 1 S S
AC STU Split Type Wall Type No.15 1 SPT-JP-G-15 JP 1 ห้องหตัถการ 2 S S
AC STU Split Type Wall Type No.16 1 SPT-JP-G-16 JP 1 ห้องหตัถการ 3 S S
AC STU Split Type Wall Type No.17 1 SPT-JP-G-17 JP 1 ส่วนกลาง # 1 S S
AC STU Split Type Wall Type No.18 1 SPT-JP-G-18 JP 1 ส่วนกลาง # 2 S S
AC STU Split Type Wall Type No.19 1 SPT-JP-G-19 JP 1 ห้อง Cleen Room S S
AC STU Split Type Wall Type No.20 1 SPT-JP-G-20 JP 1 ห้อง X-Ray 1 S S
AC STU Split Type Wall Type No.21 1 SPT-JP-G-21 JP 1 ห้องพนกังาน S S
AC STU Split Type Wall Type No.22 1 SPT-JP-G-22 JP 1 ห้องสงัเกตุอาการ S S
AC STU Split Type Wall Type No.23 1 SPT-JP-G-23 JP 1 ห้องจ่ายยา S S
AC COND Condensser # 1 1 Con-JP-G-01 JP 1 ขา้งลานจอดรถ S S
AC COND Condensser # 2 1 Con-JP-G-02 JP 1 ขา้งลานจอดรถ S S
AC COND Condensser # 3 1 Con-JP-G-03 JP 1 ขา้งลานจอดรถ S S
AC AIR CONDITION UNIT (AIR HANDLING UNIT) 139 52 56 31 52 56 31 52 56 31 52 56 31
AC AIR CONDITION UNIT (AIR HANDLING UNIT) (High Risk) 52 56 31 52 56 31 52 56 31 52 56 31
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-B-01 A B ห้อง MDB Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-1-01 A 1 ห้องตรวจ OPD Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-1-02 A 1 ห้องยา Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-1-03 A 1 ห้องยา Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-1-04 A 1 ห้องเวชระเบียน Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-1-05 A 1 เตียง 9 ER ใหม่ Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-1-06 A 1 HN ทางเดิน ER ใหม่ Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-1-07 A 1 ทางเดินหนา้ห้องฉุกเฉิน ER ใหม่ Q Q Q Q
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AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-1-08 A 1 ห้องพกัแพทย ์ER ใหม่ Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-1-05 A 1 ห้อง CPR Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-1-06 A 1 ห้อง MRI บริเวณเคาเตอร์ Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-1-07 A 1 ห้อง MRI ห้องอ่านหนงัสือ Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-2-01 A 2 ทางเดินหนา้ลิฟท์ Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-3-10 A 3 ห้อง Cath-Lab Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-3-11 A 3 ทางเดินหนา้ห้อง ICU Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-3-12 A 3 ทางเดินหนา้ห้อง ICU Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-3-13 A 3 ทางเดินในห้อง ICU Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-3-14 A 3 ทางเดินในห้อง ICU Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-4-01 A 4 ห้องกายภาพ1 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-4-02 A 4 ห้องกายภาพ2 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-4-03 A 4 ห้องกายภาพ3 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-4-04 A 4 หน่วยไตเทียม 7 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-4-05 A 4 ห้องประชุม 4A 1 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-4-06 A 4 ห้องประชุม 4A 2 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-4-09 A 4 ศูนยค์วามงาม หนา้ห้อง Treatment Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-4-10 A 4 ศูนยค์วามงาม ระหว่างห้องตรวจ Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-4-11 A 4 ศูนยค์วามงาม  บริเวณพกัรอ Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-4-12 A 4 ศูนยค์วามงาม หนา้ประตูทางเขา้ Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-4-12 A 4 ห้อง IT Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-4-13 A 4 แผนก GI Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-4-14 A 4 แผนก GI Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-4-15 A 4 ห้อง ประชุม .1 ขวา Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-4-16 A 4 ห้อง ประชุม .2 กลาง Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-4-17 A 4 ห้อง ประชุม .3 ซา้ย Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-4-18 A 4 ห้องประชุม  เวที Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-5-01 A 5 ห้อง 501 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-5-02 A 5 ห้อง 515 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-5-03 A 5 เคาทเ์ตอร์พยาบาล Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-5-04 A 5 ทางเดินหนา้ห้อง 501 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-5-05 A 5 ทางเดินดา้นประตูหนีไฟ Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-6-01 A 6 เคาทเ์ตอร์พยาบาล Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-6-02 A 6 ทางเดินหนา้ห้อง 601 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-6-03 A 6 ทางเดินดา้นประตูหนีไฟ Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-7-01 A 7 ทางเดิน หนา้ 701 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-7-02 A 7 ทางเดิน หนา้ 715 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-7-03 A 7 ทางเดิน หนา้ 724 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-8-01 A 8 ห้อง 801 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-8-02 A 8 ห้อง 815 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-8-03 A 8 เคาทเ์ตอร์พยาบาล Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-8-04 A 8 ทางเดินหนา้ห้อง 801 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-8-05 A 8 ทางเดินดา้นประตูหนีไฟ Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-9-01 A 9 ทางเดินหนา้ห้อง 901 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-9-02 A 9 ทางเดินหนา้ห้อง 901 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-9-03 A 9 เคาทเ์ตอร์พยาบาล Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-9-04 A 9 ทางเดินหนา้ประตูหนีไฟ Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-10-01 A 10 ทางเดิน หนา้ 1002 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-10-02 A 10 ทางเดิน หนา้ 1024 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-A-10-03 A 10 เคาทเ์ตอร์พยาบาล Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-1-01 C 1 โถงหนา้ทางข้ึนบนัไดเล่ือน Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-1-02 C 1 โถงอายรุกรรม Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-1-03 C 1 โถงอายรุกรรม Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-1-04 C 1 ห้องตรวจ 17 อายรุกรรม Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-1-05 C 1 หลงัเคานฺเตอร์อายรุกรรม Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-1-06 C 1 ห้องเก็บผา้ Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-1-07 C 1 โถงพกัคอยศูนยส์มอง Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-1-08 C 1 ห้องตรวจ 16 ศูนยส์มอง Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-1-09 C 1 โถงหนา้ลิฟทพ์นกังาน Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-1-10 C 1 โถงหนา้ลิฟทพ์นกังาน Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-1-11 C 1 โถงหนา้ร้าน OOTOYA Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-2-01 C 2 ทางเดิน (หนา้ห้องน ้าส่วนกลาง) Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-2-02 C 2 ทางเดิน (ทางลงบนัไดเล่ือน) Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-2-03 C 2 ห้องยา Q Q Q Q
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AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-2-04 C 2 ห้องยา Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-2-05 C 2 เคาทเ์ตอร์ศุนยว์คัซีนเด็ก Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-2-06 C 2 หนา้ห้องตรวจ 4 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-2-07 C 2 ห้องตรวจ 5 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-2-08 C 2 ห้องฝึกพฒันาการเด็ก Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-2-09 C 2 โถงหนา้ลิฟทลู์กคา้ Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-2-10 C 2 โถงหนา้เคาน์เตอร์สถาบนัโรคภูมิแพ้ Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-2-13 C 2 ห้องวดัสญัญาณชีพศูนยสุ์ขภาพเด็ก Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-2-14 C 2 ห้องท าหตัถการ 1 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-2-15 C 2 ห้องท าหตัถการ 2 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-2-16 C 2 ห้องพกัเบรคเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-2-17 C 2 HALL (ทางเดินชั้น 2) Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-2-18 C 2 HALL (ทางเดินชั้น 2) Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-3-01 C 3 Waitting Area Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-3-02 C 3 Waitting Area Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-3-03 C 3 Staff Lounge Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-3-04 C 3 Pre OP Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-3-05 C 3 Equipment Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-3-06 C 3 Nuresry Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-3-07 C 3 OB LDR Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-3-08 C 3 Soil corridor Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-3-09 C 3 Soil corridor Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-3-10 C 3 Soil corridor Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-3-11 C 3 Corridor Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-3-12 C 3 Corridor Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-3-13 C 3 Corridor Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-3-14 C 3 Lobby Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-3-15 C 3 จุดเปล่ียนเตียง Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-3-16 C 3 Corridor Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-4-1 C 4 หนา้ห้องเก็บเคร่ืองมือ (GI) (ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-4-2 C 4 ทางเดินหนา้ห้องเก็บเคร่ืองมือ (Cadio)(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-4-3 C 4 โถงนัง่รอ (Cadio) (ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-4-4 C 4 หนา้ลิฟท ์Japan (ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-4-5 C 4 ทางเดินหนา้ห้อง IT(ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-4-6 C 4 หนา้ห้องน ้าหญิง4C (ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-4-7 C 4 ทางเดินหลงัห้องตรวจ9 (ทนัตกรรม) (ทนัตกรรม) Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-5-01 C 5 ทางเดินหนา้ห้อง 501 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-5-02 C 5 ทางเคาทเ์ตอร์พยาบาล Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-5-03 C 5 ทางเคาทเ์ตอร์พยาบาล Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-5-04 C 5 หลงัเคาทเ์ตอร์พยาบาล Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-5-05 C 5 โถงในแผนก Nursery Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-5-06 C 5 โถงนัง่รอแผน Nersery Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-5-07 C 5 ห้องขา้งทางเขา้ Nersery Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-9-01 C 9 ทางเดินหนา้ห้อง 901 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-9-02 C 9 ทางเคาทเ์ตอร์พยาบาล Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-9-03 C 9 ทางเคาทเ์ตอร์พยาบาล Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-9-04 C 9 หลงัเคาทเ์ตอร์พยาบาล Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-9-05 C 9 โถงในแผนก Nursery Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-9-06 C 9 โถงนัง่รอแผน Nersery Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-9-07 C 9 ห้องขา้งทางเขา้ Nersery Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-11-01 C 11 โซนทางเดินดา้นหลงัห้องส่องกลอ้ง Q Q Q Q ADD
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-11-02 C 11 โซนทางเดินหนา้ห้องพกัฟ้ืน Q Q Q Q ADD
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-14-01 C 14 ทางเดิน-1 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-14-02 C 14 ทางเดิน-2 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-14-03 C 14 Fitness Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-14-04 C 14 Meeting 1 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-14-05 C 14 Meeting 1 Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-14-06 C 14 Counter Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-14-07 C 14 ห้องผุอ้  านวยการ Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-14-08 C 14 ห้องเก็บของแม่บา้น Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-14-09 C 14 Relax Area Big Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-14-10 C 14 Lounge Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-14-11 C 14 Lounge Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-14-12 C 14 ทางเดินหนา้ห้องไประเบียง Q Q Q Q
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AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-C-14-13 C 14 ห้องรับรองผูป่้วยทางอากาศ Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-D-1-01 D 1 ทางเดินหนา้ห้อง MDB Q Q Q Q
AC AHU Air Handing Unit 1 AHU-D-1-02 D 1 ทางเดินหนา้ห้อง MDB Q Q Q Q
AC Make Up Fresh Air 2
AC OAU Outside Air Unit 1 OAU-C-3-01 C 1 ทางเดินหนา้ห้อง OR2 Q Q Q Q ADD
Ac OAU Outside Air Unit 1 OAU-C-3-02 C 1 ทางเดินหลงัแผนก OB. LDR. (สูติ, ห้องคลอด) Q Q Q Q ADD
AC Prositive & Negative Pressure room  20 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
AC AIR CONDITION UNIT (AIR HANDLING UNIT)  (High Risk) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
AC PPR  &  NPR Negative Pressure Room   ER 1 NPR -A-1-09 A 1 Negtive Pressur ER M M M M M M M M M M M M
AC PPR  &  NPR Relative Pressure  Room  OCC-MED 1 NPR -A-1-10 E 1 Negtive Pressure  Occ.  Med. M M M M M M M M M M M M
AC PPR  &  NPR Relative Pressure  Room  ICU 1 RPR -A-3-15 A 3 ห้อง RCU 2 M M M M M M M M M M M M
AC PPR  &  NPR Negative Pressure Room   A911 1 NPR-A-9-01 A 1 Negtive Pressur ER M M M M M M M M M M M M
AC PPR  &  NPR Negative Pressure Room   A912 1 NPR-A-9-02 A 1 Negtive Pressur ER M M M M M M M M M M M M
AC PPR  &  NPR Negative Pressure Room   A921 1 NPR-A-9-03 A 1 Negtive Pressur ER M M M M M M M M M M M M
AC PPR  &  NPR Negative Pressure Room   A922 1 NPR-A-9-04 A 1 Negtive Pressur ER M M M M M M M M M M M M
AC PPR  &  NPR Negative Pressure Room   A923 1 NPR-A-9-05 A 1 Negtive Pressur ER M M M M M M M M M M M M
AC PPR  &  NPR Negative Pressure Room   A924 1 NPR-A-9-06 A 1 Negtive Pressur ER M M M M M M M M M M M M
AC PPR  &  NPR Operating Room   1 1 PPR - OR - 1 C 3 Operating Room   1 M M M M M M M M M M M M
AC PPR  &  NPR Operating Room   2 1 PPR - OR - 2 C 3 Operating Room   2 M M M M M M M M M M M M
AC PPR  &  NPR Operating Room   3 1 PPR - OR - 3 C 3 Operating Room   3 M M M M M M M M M M M M
AC PPR  &  NPR Operating Room   4 1 PPR - OR - 4 C 3 Operating Room   4 M M M M M M M M M M M M
AC PPR  &  NPR Operating Room   5 1 PPR - OR - 5 C 3 Operating Room   5 M M M M M M M M M M M M
AC PPR  &  NPR Operating Room   6 1 PPR - OR - 6 C 3 Operating Room   6 M M M M M M M M M M M M
AC PPR  &  NPR Operating Room   7 1 PPR - OR - 7 C 3 Operating Room   7 M M M M M M M M M M M M
AC PPR  &  NPR Operating Room   8 1 PPR - OR - 8 C 3 Operating Room   8 M M M M M M M M M M M M
AC PPR  &  NPR Air Handing Unit 1 PPR-C-11-01 C 11 Scope 1 M M M M M M M M M M M M ADD
AC PPR  &  NPR Air Handing Unit 1 PPR-C-11-02 C 11 Scope 2 M M M M M M M M M M M M ADD
AC PPR  &  NPR Air Handing Unit 1 PPR-C-11-03 C 11 Scope 3 M M M M M M M M M M M M ADD
VN VENTILATION SYSTEM 367 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
VN EXHAUST AIR FAN 367 107 14 115 238 14 115 238 14 115 238 14 115
VN EF Exhaust Fan  No.001 1 EHF-A-B-01 A B หนา้ห้องแก๊สทางการแพทย์ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.002 1 EHF-A-B-02 A B ในห้องแก๊สทางการแพทย์ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.003 1 EHF-A-1-01 A 1 ห้องเบรคเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.004 1 EHF-A-2-01 A 2 Coridor แผนก ENT Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.005 1 EHF-A-2-02 A 2 ห้อง Audio Gram Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.006 1 EHF-A-2-03 A 2 ห้องตรวจการไดย้นิ Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.007 1 EHF-A-2-04 A 2 ห้องสอนสุขภาพ Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.008 1 EHF-A-2-05 A 2 ห้อง EXAM 1 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.009 1 EHF-A-2-06 A 2 ห้อง EXAM 2 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.010 1 EHF-A-2-07 A 2 ห้อง EXAM 3 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.011 1 EHF-A-2-08 A 2 ห้อง Treatment Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.012 1 EHF-A-2-09 A 2 ห้องออกของ Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.013 1 EHF-A-2-10 A 2 ห้อง EXAM 4 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.014 1 EHF-A-2-11 A 2 ห้อง EXAM 5 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.015 1 EHF-A-2-12 A 2 ห้อง Treatment Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.016 1 EHF-A-2-13 A 2 ห้อง Vital Sige Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.017 1 EHF-A-2-14 A 2 ห้อง Staff Lounge Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.018 1 EHF-A-2-15 A 2 Coridor แผนก ENT Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.019 1 EHF-A-2-16 A 2 Coridor แผนก ENT Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.020 1 EHF-A-2-17 A 2 ห้อง EXAM 1 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.021 1 EHF-A-2-18 A 2 ห้อง EXAM 2 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.022 1 EHF-A-2-19 A 2 ห้อง EXAM 3 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.023 1 EHF-A-2-20 A 2 ห้องมืด Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.024 1 EHF-A-2-21 A 2 ห้อง Laser Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.025 1 EHF-A-2-22 A 2 ห้อง Treatment Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.026 1 EHF-A-2-23 A 2 ห้อง Fundus Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.027 1 EHF-A-2-24 A 2 ห้อง EXAM 4 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.028 1 EHF-A-2-25 A 2 ห้อง EXAM 5 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.029 1 EHF-A-2-26 A 2 ห้อง OCT IOL Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.030 1 EHF-A-2-27 A 2 ห้อง Eye Spa Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.031 1 EHF-A-2-28 A 2 ห้องขยายม่านตา Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.032 1 EHF-A-2-29 A 2 ห้องพกัคอย Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.033 1 EHF-A-2-30 A 2 ห้องจดัแว่น Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.034 1 EHF-A-2-31 A 2 ห้อง Vital Sign Q Q Q Q ADD
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VN EF Exhaust Fan  No.035 1 EHF-A-2-32 A 2 ห้องประเมินราคา Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.036 1 EHF-A-2-33 A 2 ห้อง Genaral Supply Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.037 1 EHF-A-2-34 A 2 ห้อง Cashier Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.038 1 EHF-A-2-35 A 2 ห้อง Hean Cashier Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.039 1 EHF-A-2-36 A 2 ห้อง UM Office Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.040 1 EHF-A-2-37 A 2 ห้อง Staff Lounge Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.041 1 EHF-A-2-38 A 2 ห้อง Call Center Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.042 1 EHF-A-2-39 A 2 ห้อง GYN Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.043 1 EHF-A-2-40 A 2 ห้อง GYN Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.044 1 EHF-A-2-41 A 2 ห้อง GYN Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.045 1 EHF-A-2-42 A 2 ห้อง GYN Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.046 1 EHF-A-2-43 A 2 ห้อง Infertile Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.047 1 EHF-A-2-44 A 2 ห้อง Exam 3 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.048 1 EHF-A-2-45 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.049 1 EHF-A-2-46 A 2 ห้อง Exam 2 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.050 1 EHF-A-2-47 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.051 1 EHF-A-2-48 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.052 1 EHF-A-2-49 A 2 ห้อง Exam 1 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.053 1 EHF-A-2-50 A 2 ห้อง Sub Nurse Ob Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.054 1 EHF-A-2-51 A 2 ห้อง Exam 10 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.055 1 EHF-A-2-52 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.056 1 EHF-A-2-53 A 2 ห้อง Exam 9 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.057 1 EHF-A-2-54 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.058 1 EHF-A-2-55 A 2 ห้อง Meeting Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.059 1 EHF-A-2-56 A 2 ห้อง Clean Sto Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.060 1 EHF-A-2-57 A 2 ห้อง Exam 8 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.061 1 EHF-A-2-58 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.062 1 EHF-A-2-59 A 2 ห้อง Pultrasound 3 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.063 1 EHF-A-2-60 A 2 ห้อง Exam 7 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.064 1 EHF-A-2-61 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.065 1 EHF-A-2-62 A 2 ห้อง Exam 6 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.066 1 EHF-A-2-63 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.067 1 EHF-A-2-64 A 2 ห้องคลีนิคนมแม่ Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.068 1 EHF-A-2-65 A 2 ห้อง Feeding Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.069 1 EHF-A-2-66 A 2 ห้อง Staff Lounge Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.070 1 EHF-A-2-67 A 2 ห้อง Exam 5 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.071 1 EHF-A-2-68 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.072 1 EHF-A-2-69 A 2 ห้อง Ultrasound 2 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.073 1 EHF-A-2-70 A 2 ห้อง Exam 4 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.074 1 EHF-A-2-71 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.075 1 EHF-A-2-72 A 2 ห้อง Exam 3 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.076 1 EHF-A-2-73 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.077 1 EHF-A-2-74 A 2 ห้อง Exam 2 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.078 1 EHF-A-2-75 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.079 1 EHF-A-2-76 A 2 ห้อง Ultrasound 1 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.080 1 EHF-A-2-77 A 2 ห้อง Treatment Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.081 1 EHF-A-2-78 A 2 ห้อง PV Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.082 1 EHF-A-2-79 A 2 ห้อง Exam 1 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.083 1 EHF-A-2-80 A 2 ห้อง Vital Sing Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.084 1 EHF-A-2-81 A 2 ห้อง Treatment Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.085 1 EHF-A-3-01 A 3 ทางเดิน ดา้นหลงั Negative Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.086 1 EHF-A-3-02 A 3 ทางเดิน ดา้นหลงั Negative Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.087 1 EHF-A-3-03 A 3 ทางเดิน ดา้นหลงั Negative Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.088 1 EHF-A-3-04 A 3 ทางเดิน หลงั Nursery Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.089 1 EHF-A-3-05 A 3 ทางเดิน หลงั Nursery Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.090 1 EHF-A-5-01 A 5 ห้อง 501 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.091 1 EHF-A-5-02 A 5 ห้อง 502 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.092 1 EHF-A-5-03 A 5 ห้อง 515 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.093 1 EHF-A-5-04 A 5 ห้อง 516 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.094 1 EHF-A-6-01 A 6 ห้อง 601 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.095 1 EHF-A-6-02 A 6 ห้อง 602 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.096 1 EHF-A-6-03 A 6 ห้อง 615 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.097 1 EHF-A-6-04 A 6 ห้อง 616 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.098 1 EHF-A-7-01 A 7 ห้อง 701 Q Q Q Q
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VN EF Exhaust Fan  No.099 1 EHF-A-7-02 A 7 ห้อง 702 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.100 1 EHF-A-7-03 A 7 ห้อง 715 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.101 1 EHF-A-7-04 A 7 ห้อง 716 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.102 1 EHF-A-8-01 A 8 ห้อง 801 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.103 1 EHF-A-8-02 A 8 ห้อง 802 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.104 1 EHF-A-8-03 A 8 ห้อง 815 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.105 1 EHF-A-8-04 A 8 ห้อง 816 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.106 1 EHF-A-9-01 A 9 ห้อง 901 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.107 1 EHF-A-9-02 A 9 ห้อง 902 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.108 1 EHF-A-9-03 A 9 ห้อง 915 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.109 1 EHF-A-9-04 A 9 ห้อง 916 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.110 1 EHF-A-10-01 A 10 ห้อง 1001 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.111 1 EHF-A-10-02 A 10 ห้อง 1002 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.112 1 EHF-A-10-03 A 10 ห้อง 1015 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.113 1 EHF-A-10-04 A 10 ห้อง 1016 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.001 1 EHF-B-1-01 B 1 ห้องแม่บา้นในห้องน ้า Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.002 1 EHF-B-1-02 B 1 ครัวนานาชาติ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.003 1 EHF-B-1-03 B 1 ครัวภายใน 1 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.004 1 EHF-B-1-04 B 1 ครัวภายใน  2 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.005 1 EHF-B-2-01 B 2 ในห้อง Food Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.006 1 EHF-B-2-02 B 2 ในห้อง เพ-ลา พกั Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.007 1 EHF-B-2-03 B 2 ในห้องส านกังานห้องควบคุมโรคเก่า Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.008 1 EHF-B-3-01 B 3 หนา้ประตู ชั้น 3 B Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.009 1 EHF-B-3-02 B 3 ในแผนกบญัชี ส่วนกลาง 1 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.010 1 EHF-B-3-03 B 3 ในแผนกบญัชี ส่วนกลาง 2 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.011 1 EHF-B-3-04 B 3 ห้องผูจ้ดัการ Smile Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.012 1 EHF-B-3-05 B 3 ห้องน ้าหญิง Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.013 1 EHF-B-3-06 B 3 ห้องน ้าชาย Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.014 1 EHF-B-3-07 B 3 ห้องประชุม Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.015 1 EHF-B-6-01 B 6 ในแผนกเคร่ืองมือแพทย์ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.016 1 EHF-B-6-02 B 6 Mamagent Room Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.017 1 EHF-B-6-03 B 6 ห้องน ้า Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.018 1 EHF-B-6-04 B 6 STAFF LOUNGE Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.019 1 EHF-B-6-05 B 6 Support System Room Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.020 1 EHF-B-6-06 B 6 Blood Bank Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.021 1 EHF-B-6-07 B 6 Hematology Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.022 1 EHF-B-6-08 B 6 ในห้องLAB # 1 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.023 1 EHF-B-6-09 B 6 ในห้องLAB # 2 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.024 1 EHF-B-6-10 B 6 ห้อง Baetenia Room Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.025 1 EHF-B-6-11 B 6 ห้อง Clinical Lab Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.026 1 EHF-B-7-01 B 7 หนา้ประตูทางเขา้ ดา้นขวามือ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.027 1 EHF-B-7-02 B 7 ตรงโตะ๊ท างาน เจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.028 1 EHF-B-7-03 B 7 ห้อง Policy and Planning Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.029 1 EHF-B-7-04 B 7 ห้อง Ethic&Emphatic Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.030 1 EHF-B-7-05 B 7 ห้อง Nunsing Division Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.031 1 EHF-B-7-06 B 7 ห้อง Keang- Don Room Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.032 1 EHF-B-7-07 B 7 ห้อง Nunsing Divetor Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.033 1 EHF-B-7-08 B 7 ห้อง Risk Management Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.034 1 EHF-B-7-09 B 7 ห้องน ้าหญิง Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.035 1 EHF-B-7-10 B 7 ห้องน ้าชาย Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.036 1 EHF-B-7-11 B 7 Take Ownersship Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.037 1 EHF-B-7-12 B 7 ห้องส านกั Office Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.038 1 EHF-B-7-13 B 7 ศูนยคุ์ณภาพ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.001 1 EHF-C-1-01 C 1 Admission Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.002 1 EHF-C-1-02 C 1 Japan Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.003 1 EHF-C-1-03 C 1 VIP Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.004 1 EHF-C-1-04 C 1 Store Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.005 1 EHF-C-1-05 C 1 คลีนิคโรคทางเดินหายใจ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.006 1 EHF-C-1-06 C 1 WC-1 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.007 1 EHF-C-1-07 C 1 WC-1 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.008 1 EHF-C-1-08 C 1 WC-2 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.009 1 EHF-C-1-09 C 1 WC-2 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.010 1 EHF-C-1-10 C 1 Store Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.011 1 EHF-C-1-11 C 1 ทางเดิน Q Q Q Q
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VN EF Exhaust Fan  No.012 1 EHF-C-1-12 C 1 WC-4 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.013 1 EHF-C-1-13 C 1 DIRTY Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.014 1 EHF-C-1-14 C 1 OBSERVE Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.015 1 EHF-C-1-15 C 1 NEPRO Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.016 1 EHF-C-1-16 C 1 ร้านคา้ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.017 1 EHF-C-1-17 C 1 ร้านคา้ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.018 1 EHF-C-1-18 C 1 ร้านคา้ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.019 1 EHF-C-1-19 C 1 ร้านคา้ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.020 1 EHF-C-1-20 C 1 ส านกังาน Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.021 1 EHF-C-1-21 C 1 WC-5 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.022 1 EHF-C-1-22 C 1 ร้านคา Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.023 1 EHF-C-1-23 C 1 ห้องตรวจ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.024 1 EHF-C-1-24 C 1 ห้องตรวจ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.025 1 EHF-C-1-25 C 1 ห้องตรวจ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.026 1 EHF-C-1-26 C 1 OPD OFFICE Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.027 1 EHF-C-1-27 C 1 WC-6 ชาย Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.028 1 EHF-C-1-28 C 1 WC-6 หญิง Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.029 1 EHF-C-1-29 C 1 WC-6 แม่บา้น Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.030 1 EHF-C-1-30 C 1 WC-6 ร้านคา้ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.031 1 EHF-C-1-31 C 1 ร้านคา้ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.032 1 EHF-C-1-32 C 1 OPD โถงพกัคอย Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.033 1 EHF-C-1-33 C 1 ห้องยา Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.034 1 EHF-C-1-34 C 1 ทางเดิน (หนา้ OPD) Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.035 1 EHF-C-1-35 C 1 โถงทางเขา้ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.036 1 EHF-C-1-36 C 1 OPD COUNTER Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.037 1 EHF-C-1-37 C 1 ทางเดิน  (หนา้ห้อง LINER) Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.038 1 EHF-C-1-38 C 1 โถงพกัคอย Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.039 1 EHF-C-1-39 C 1 ENDO CRIN Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.040 1 EHF-C-1-40 C 1 ร้านคา้ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.041 1 EHF-C-1-41 C 1 ร้านคา้ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.042 1 EHF-C-1-42 C 1 ร้านคา้ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.043 1 EHF-C-2-01 C 2 WC-1 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.044 1 EHF-C-2-02 C 2 WC-1 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.045 1 EHF-C-2-03 C 2 PRE-ADMIS Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.046 1 EHF-C-2-04 C 2 EDUCATION Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.047 1 EHF-C-2-05 C 2 B/F Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.048 1 EHF-C-2-06 C 2 WC-9 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.049 1 EHF-C-2-07 C 2 WC-10 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.050 1 EHF-C-2-08 C 2 WC-10 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.051 1 EHF-C-2-09 C 2 WC-11 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.052 1 EHF-C-2-10 C 2 WC-11 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.053 1 EHF-C-2-11 C 2 PRE-ADMIS Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.054 1 EHF-C-2-12 C 2 EDUCATION Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.055 1 EHF-C-2-13 C 2 B/F Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.056 1 EHF-C-2-14 C 2 WC-7 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.057 1 EHF-C-2-15 C 2 WC-7 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.058 1 EHF-C-2-16 C 2 โถงพกัคอย Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.059 1 EHF-C-2-17 C 2 สงัเกตุการ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.060 1 EHF-C-2-18 C 2 PED.MANAGER Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.061 1 EHF-C-2-19 C 2 สงัเกตุการ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.062 1 EHF-C-2-20 C 2 DOCTOR WORKS Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.063 1 EHF-C-2-21 C 2 HEAD NURSE Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.064 1 EHF-C-2-22 C 2 EQUIPMENT STORE Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.065 1 EHF-C-2-23 C 2 STAFF LOUNGE Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.066 1 EHF-C-2-24 C 2 WC-N6 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.067 1 EHF-C-3-01 C 3 ห้อง STAFF LOUNGE Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.068 1 EHF-C-3-02 C 3 ห้องน ้าคนพิการ Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.069 1 EHF-C-3-03 C 3 ห้องแม่บา้น Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.070 1 EHF-C-3-04 C 3 ห้องน ้าชาย Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.071 1 EHF-C-3-05 C 3 ห้องน ้าหญิง Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.072 1 EHF-C-3-06 C 3 ห้อง DAY SUGERY Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.073 1 EHF-C-3-07 C 3 ห้อง LOCKER 51 คน Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.074 1 EHF-C-3-08 C 3 ขา้งห้องเก็บของหมอดมยา Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.075 1 EHF-C-3-09 C 3 ห้อง CH & WC Q Q Q Q ADD
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VN EF Exhaust Fan  No.076 1 EHF-C-3-10 C 3 ห้อง EXAM Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.077 1 EHF-C-3-11 C 3 ห้อง SNB. Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.078 1 EHF-C-3-12 C 3 ห้อง TRANSFER อาบน ้าเด็ก Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.079 1 EHF-C-3-13 C 3 ขา้งห้อง TRANSFER อาบน ้าเด็ก Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.080 1 EHF-C-3-14 C 3 ห้อง NICU Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.081 1 EHF-C-3-15 C 3 ห้อง DIRT Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.082 1 EHF-C-3-16 C 3 ห้อง LOCKER 18 คน Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.083 1 EHF-C-3-17 C 3 ห้อง STAFF LOUNGE แผนกผ่าตดั Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.084 1 EHF-C-3-18 C 3 ห้อง WC2 หนา้ห้องน ้าอุ่น ตวัท่ี 1 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.085 1 EHF-C-3-19 C 3 ห้อง WC2 หนา้ห้องน ้าอุ่น ตวัท่ี 2 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.086 1 EHF-C-3-20 C 3 ห้อง WC2 หนา้ห้องน ้าอุ่น ตวัท่ี 3 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.087 1 EHF-C-3-21 C 3 ห้อง WC2 หนา้ห้องน ้าอุ่น ตวัท่ี 4 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.088 1 EHF-C-3-22 C 3 ห้องทิง้ผา้หลงัห้องผ่าตดั 8 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.089 1 EHF-C-3-23 C 3 โถงทางเดินหลงัห้องผ่าตดั 6 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.090 1 EHF-C-3-24 C 3 ห้อง RECOVERY Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.091 1 EHF-C-3-25 C 3 ห้องเก็บยา Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.092 1 EHF-C-3-26 C 3 ห้อง ANES Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.093 1 EHF-C-3-27 C 3 ห้อง PRE - OP ตวัท่ี 1 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.094 1 EHF-C-3-28 C 3 ห้อง PRE - OP ตวัท่ี 2 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.095 1 EHF-C-3-29 C 3 ห้อง NICU แผนกท าคลอด Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.096 1 EHF-C-3-30 C 3 ห้องลา้ง แผนกท าคลอด Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.097 1 EHF-C-3-31 C 3 ห้องน่ึง แผนกท าคลอด Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.098 1 EHF-C-3-32 C 3 ห้อง NICU หลงัห้องลา้ง และ หลงัห้องน่ึง Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.099 1 EHF-C-5-01 C 5 สงัเกตุการ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.100 1 EHF-C-5-02 C 5 DOCTOR WORKS Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.101 1 EHF-C-5-03 C 5 EQUIPMENT STORE Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.102 1 EHF-C-5-04 C 5 STAFF LOUNGE Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.103 1 EHF-C-5-05 C 5 WC-N5 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.104 1 EHF-C-5-06 C 5 ANTE-Room Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.105 1 EHF-C-5-07 C 5 DIRTY ROOM Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.106 1 EHF-C-5-08 C 5 DIRTY ROOM Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.107 1 EHF-C-5-09 C 5 WC-N4 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.108 1 EHF-C-5-10 C 5 WC-N3 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.109 1 EHF-C-5-11 C 5 WC-N2 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.110 1 EHF-C-5-12 C 5 WC-N1 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.111 1 EHF-C-5-13 C 5 STAFF LOUNGE Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.112 1 EHF-C-5-14 C 5 STORE MIKL Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.113 1 EHF-C-5-15 C 5 WARE ROOM Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.114 1 EHF-C-5-16 C 5 BREAST FEEDING Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.115 1 EHF-C-5-17 C 5 ISOLATE Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.116 1 EHF-C-5-18 C 5 PHOTO Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.117 1 EHF-C-5-19 C 5 โถงพกัคอยNurse Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.118 1 EHF-C-5-20 C 5 โถงพกัคอย Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.119 1 EHF-C-5-21 C 5 ทางเดิน Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.120 1 EHF-C-5-22 C 5 โถงลิฟท์ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.121 1 EHF-C-6-01 C 6 DOCTOR WORKS Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.122 1 EHF-C-6-02 C 6 HEAD NURSE Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.123 1 EHF-C-6-03 C 6 EQUIPMENT STORE Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.124 1 EHF-C-6-04 C 6 STAFF LOUNGE Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.125 1 EHF-C-6-05 C 6 ON CALL Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.126 1 EHF-C-6-06 C 6 WC-26 Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.127 1 EHF-C-6-07 C 6 DIRTY ROOM Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.128 1 EHF-C-6-08 C 6 ห้องแม่บา้น Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.129 1 EHF-C-6-09 C 6 STAFF LOUNGE Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.130 1 EHF-C-6-10 C 6 ทางเดิน Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.131 1 EHF-C-6-11 C 6 โถงลิฟท์ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.132 1 EHF-C-8-01 C 8 ทางเดิน 801C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.133 1 EHF-C-8-02 C 8 ห้องพกัญาติส่วนกลาง 8C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.134 1 EHF-C-8-03 C 8 ทางเดิน 819 C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.135 1 EHF-C-8-04 C 8 ห้องพกัเบรคเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.136 1 EHF-C-9-01 C 9 ทางเดิน 901C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.137 1 EHF-C-9-02 C 9 ห้องพกัญาติส่วนกลาง 9C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.138 1 EHF-C-9-03 C 9 ทางเดิน 919 C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.139 1 EHF-C-9-04 C 9 ห้องพกัเบรคเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q ADD
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VN EF Exhaust Fan  No.140 1 EHF-C-10-01 C 10 ห้องฝ่ังคนไข ้1001C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.141 1 EHF-C-10-02 C 10 ห้องฝ่ั่ังญาติ 1001C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.142 1 EHF-C-10-03 C 10 ห้องฝ่ังคนไข ้1002C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.143 1 EHF-C-10-04 C 10 ห้องฝ่ั่ังญาติ 1002C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.144 1 EHF-C-10-05 C 10 ห้องฝ่ังคนไข ้1003C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.145 1 EHF-C-10-06 C 10 ห้องฝ่ั่ังญาติ 1003C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.146 1 EHF-C-10-07 C 10 ห้องฝ่ังคนไข ้1004C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.147 1 EHF-C-10-08 C 10 ห้องฝ่ั่ังญาติ 1004C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.148 1 EHF-C-10-09 C 10 ห้องฝ่ังคนไข ้1005C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.149 1 EHF-C-10-10 C 10 ห้องฝ่ั่ังญาติ 1005C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.150 1 EHF-C-10-11 C 10 ห้องฝ่ังคนไข ้1006C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.151 1 EHF-C-10-12 C 10 ห้องฝ่ั่ังญาติ 1006C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.152 1 EHF-C-10-13 C 10 ห้องฝ่ังคนไข ้1007C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.153 1 EHF-C-10-14 C 10 ห้องฝ่ั่ังญาติ 1007C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.154 1 EHF-C-10-15 C 10 ห้องฝ่ังคนไข ้1008C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.155 1 EHF-C-10-16 C 10 ห้องฝ่ั่ังญาติ 1008C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.156 1 EHF-C-10-17 C 10 ห้องฝ่ังคนไข ้1009C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.157 1 EHF-C-10-18 C 10 ห้องฝ่ั่ังญาติ 1009C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.158 1 EHF-C-10-19 C 10 ทางเดินหนา้ห้อง 1001 C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.159 1 EHF-C-10-20 C 10 ทางเดินหน้้ าห้อง 1009 C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.160 1 EHF-C-10-21 C 10 เคาเตอร์ตอ้นรับฝ่ัง ลิฟต ์JMC Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.161 1 EHF-C-10-22 C 10 ชาร์ปไฟฟ้า 10C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.162 1 EHF-C-10-23 C 10 ห้องประชุุม 10C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.163 1 EHF-C-11-01 C 11 ห้องผา้เป้ือน Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.164 1 EHF-C-11-02 C 11 ห้องน ้าหนา้ลิฟทพ์นกังาน Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.165 1 EHF-C-11-03 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #6 (ตวัท่ี1) Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.166 1 EHF-C-11-04 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #6 (ตวัท่ี2) Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.167 1 EHF-C-11-05 C 11 ห้องพกัเบรคเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.168 1 EHF-C-11-06 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #5 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.169 1 EHF-C-11-07 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #4 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.170 1 EHF-C-11-08 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #3 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.171 1 EHF-C-11-09 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #2 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.172 1 EHF-C-11-10 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #1 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.173 1 EHF-C-11-11 C 11 ห้องเก็บกลอ้ง Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.174 1 EHF-C-11-12 C 11 ห้องเก็บผา้เป้ือน Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.175 1 EHF-C-11-13 C 11 ห้องลา้งกลอ้ง Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.176 1 EHF-C-12-01 C 12 ห้องผูป่้วย 1201 C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.177 1 EHF-C-12-02 C 12 ห้องพกัญาติ 1201 C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.178 1 EHF-C-12-03 C 12 ห้องผูป่้วย 1202 C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.179 1 EHF-C-12-04 C 12 ห้องผูป่้วย 1203 C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.180 1 EHF-C-12-05 C 12 ห้องผูป่้วย 1204 C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.181 1 EHF-C-12-06 C 12 ห้องผูป่้วย 1205 C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.182 1 EHF-C-12-07 C 12 ห้องผูป่้วย 1206 C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.183 1 EHF-C-12-08 C 12 ห้องผูป่้วย 1207 C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.184 1 EHF-C-12-09 C 12 ห้องผูป่้วย 1208 C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.185 1 EHF-C-12-10 C 12 ห้องผูป่้วย 1209 C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.186 1 EHF-C-12-11 C 12 ห้องผูป่้วย 1210 C Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.187 1 EHF-C-12-12 C 12 ห้องพกัเบรคเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.188 1 EHF-C-12-13 C 12 ห้องน ้าส่วนกลางชาย Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.189 1 EHF-C-12-14 C 12 ห้องน ้าส่่วนกลางหญิง Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.190 1 EHF-C-12-15 C 12 ทางเดินส่วนกลาง 12 C ฝ่ัง OPD Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.191 1 EHF-C-14-01 C 14 ห้องน ้าส่วนกลางชาย Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.192 1 EHF-C-14-02 C 14 ห้องน ้าส่่วนกลางหญิง Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.193 1 EHF-C-14-03 C 14 ห้องกินขา้วริมระเบียง Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.194 1 EHF-C-14-04 C 14 ห้อง CEO Group 2 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.195 1 EHF-C-14-05 C 14 ห้องผูอ้  านวยการ Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.196 1 EHF-C-14-06 C 14 ห้องรองผูอ้  านวนการ 1 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.197 1 EHF-C-14-07 C 14 ห้องรองผูอ้  านวนการ 2 Q Q Q Q ADD
VN EF Exhaust Fan  No.01 1 EHF-D-B-01 D B ห้องเคร่ือง FIRE PUMP Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.02 1 EHF-D-G-01 D G ห้อง Gen Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.03 1 EHF-D-G-02 D G ห้อง MDB Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.04 1 EHF-D-G-03 D G ห้อง MDB Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.05 1 EHF-D-G-04 D G ห้องน ้า Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.06 1 EHF-D-G-05 D G ห้อง ท างานช่าง Q Q Q Q
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VN EF Exhaust Fan  No.07 1 EHF-D-G-06 D G ห้องอาหาร เจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.08 1 EHF-D-G-07 D G ห้องเก็บยา Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.09 1 EHF-D-G-08 D G ห้องซกัรีด Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.10 1 EHF-D-G-09 D G ห้องซกัรีด Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.11 1 EHF-D-G-10 D G Medical Gas Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.12 1 EHF-D-G-11 D G Medical Gas Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.13 1 EHF-D-G-12 D G ห้องขยะ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.14 1 EHF-D-G-13 D G ห้องท าพิธี Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.15 1 EHF-D-G-14 D G ห้องเก็บศพ Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.16 1 EHF-D-G-15 D G ห้องน ้า Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.17 1 EHF-D-G-16 D G ห้องน ้า Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.18 1 EHF-D-G-17 D G ห้อง รปภ. Q Q Q Q
VN EF Exhaust Fan  No.19 1 EHF-D-G-18 D G ห้องเก็บของ Q Q Q Q
FA FIRE ALARM SYSTEM 2494 213 258 204 239 189 202 198 144 225 369 202 137
FA FIRE ALARM SYSTEM (High Risk) 8 H 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
FA   PRESSURiZED FAN (High Risk) 4 H 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
FA PRF Pressurized Fan 1 PF-A-R-01 A R โถงบนัใดหนีไฟ ดาดฟ้า H M M M M M S M M M M M Y
FA PRF Pressurized Fan 1 PF-C-14-01 C 14 ห้อง Pressrized Fan  ST1 H M M M M M S M M M M M Y
FA PRF Pressurized Fan 1 PF-C-14-02 C 14 ห้อง Pressrized Fan ST1 H M M M M M S M M M M M Y
FA PRF Pressurized Fan 1 PF-C-14-03 C 14 ห้อง Pressrized Fan  Fire man Lift H M M M M M S M M M M M Y
FA FIRE ALARM CONTROL PANEL (High Risk) 2 H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FA FACP Fire Alarm Control Panel 1 FACP-A-B-01 A B ห้องControl อาคาร A H M M M M M M M M M M M M
FA FACP Fire Alarm Control Panel 1 FACP-D-1-01 D 1 ห้องControl อาคาร D H M M M M M M M M M M M M
FA GRAPHIC ANNUNCIATOR PANEL (High Risk) 2 H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FA ANCP Announciator Control Panel 1 ANCP-A-B-01 A B ห้องControl อาคาร A H M M M M M M M M M M M M
FA ANCP Announciator Control Panel 1 ANCP-D-G-01 D G ห้องControl อาคาร D H M M M M M M M M M M M M
FA SMOKE DETECTOR 1516 106 114 99 97 131 159 151 104 165 283 68 40
FA SD Smoke Detector  No.01 1 SD-A-B-01 A B ห้องท างานช่าง # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.02 1 SD-A-B-02 A B ห้องท างานช่าง # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.03 1 SD-A-B-03 A B ห้อง fire pump Y
FA SD Smoke Detector  No.04 1 SD-A-B-04 A B ห้อง MDB # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.05 1 SD-A-B-05 A B ห้อง MDB # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.06 1 SD-A-B-06 A B ห้องเบรกช่าง Y
FA SD Smoke Detector  No.07 1 SD-A-B-07 A B หนา้คลงัยา Y
FA SD Smoke Detector  No.08 1 SD-A-B-08 A B ห้องเก็บน ้าเกลือ Y
FA SD Smoke Detector  No.09 1 SD-A-B-09 A B ห้องเก็บเวชภณัฑ ์# 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.10 1 SD-A-B-10 A B ห้องเก็บเวชภณัฑ ์# 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.11 1 SD-A-B-11 A B ห้องแก๊สทางการแพทย ์# 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.12 1 SD-A-B-12 A B ห้องแก๊สทางการแพทย ์# 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.13 1 SD-A-B-13 A B Openator Y
FA SD Smoke Detector  No.14 1 SD-A-B-14 A B เวชระเบียน # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.15 1 SD-A-B-15 A B เวชระเบียน # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.16 1 SD-A-B-16 A B ห้องผา้สะอาด Y
FA SD Smoke Detector  No.17 1 SD-A-B-17 A B ห้องพสัดุ Y
FA SD Smoke Detector  No.18 1 SD-A-1-01 A 1 ห้องไฟ MRI Y
FA SD Smoke Detector  No.19 1 SD-A-1-02 A 1 ห้อง Control Y
FA SD Smoke Detector  No.20 1 SD-A-1-03 A 1 ห้อง Control Y
FA SD Smoke Detector  No.21 1 SD-A-1-04 A 1 ห้องเก็บของแม่บา้น Y
FA SD Smoke Detector  No.22 1 SD-A-1-05 A 1 ห้องอ่านฟิลม์ # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.23 1 SD-A-1-06 A 1 ห้องอ่านฟิลม์ # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.24 1 SD-A-1-07 A 1 เคาน์เตอร์ MRI Y
FA SD Smoke Detector  No.25 1 SD-A-1-08 A 1 หนา้ทางเขา้ MRI Y
FA SD Smoke Detector  No.26 1 SD-A-1-09 A 1 เคาน์เตอร์ x-ray Y
FA SD Smoke Detector  No.27 1 SD-A-1-10 A 1  X-ray 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.28 1 SD-A-1-11 A 1  X-ray 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.29 1 SD-A-1-12 A 1 ทางเดินหนา้ X-Ray Y
FA SD Smoke Detector  No.30 1 SD-A-1-13 A 1 ห้องอ่านฟิมล ์X-Ray Y
FA SD Smoke Detector  No.31 1 SD-A-1-14 A 1 ห้อง X-Ray ฟิลม์ Y
FA SD Smoke Detector  No.32 1 SD-A-1-15 A 1 ห้องอตัราซาวด์ Y
FA SD Smoke Detector  No.33 1 SD-A-1-16 A 1 หนา้ลิฟตพ์นกังาน Y
FA SD Smoke Detector  No.34 1 SD-A-1-17 A 1 หนา้แผนก Ortho Y
FA SD Smoke Detector  No.35 1 SD-A-1-18 A 1 หนา้แผนก Inter Y
FA SD Smoke Detector  No.36 1 SD-A-1-19 A 1 ห้องตรวจ 1 Ortho Y
FA SD Smoke Detector  No.37 1 SD-A-1-20 A 1 ห้องตรวจ 2 Ortho Y
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FA SD Smoke Detector  No.38 1 SD-A-1-21 A 1 ห้องตรวจ 3 Ortho Y
FA SD Smoke Detector  No.39 1 SD-A-1-22 A 1 ห้องตรวจ 4 Ortho Y
FA SD Smoke Detector  No.40 1 SD-A-1-23 A 1 ทางเดิน Ortho Y
FA SD Smoke Detector  No.41 1 SD-A-1-24 A 1 ห้องใส่เฝือก Y
FA SD Smoke Detector  No.42 1 SD-A-1-25 A 1 ห้องเก็บของแม่บา้น Y
FA SD Smoke Detector  No.43 1 SD-A-1-26 A 1 ห้องหตัการ Y
FA SD Smoke Detector  No.44 1 SD-A-1-27 A 1 ห้องเบรกพนกังาน Y
FA SD Smoke Detector  No.45 1 SD-A-1-28 A 1 ห้องตรวจ 5 Ortho Y
FA SD Smoke Detector  No.46 1 SD-A-1-29 A 1 ห้องตรวจ 6 Ortho Y
FA SD Smoke Detector  No.47 1 SD-A-1-30 A 1 เคาน์เตอร์ Ortho Y
FA SD Smoke Detector  No.48 1 SD-A-1-31 A 1 ห้องหตัการขา้งเคาน์เตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.49 1 SD-A-1-32 A 1 ห้องรับรองลูกคา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.50 1 SD-A-1-33 A 1 Admiss Y
FA SD Smoke Detector  No.51 1 SD-A-1-34 A 1 ทางเดินหนา้ห้องยา # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.52 1 SD-A-1-35 A 1 ทางเดินหนา้ห้องยา # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.53 1 SD-A-1-36 A 1 หนา้ห้อง Transfer Y
FA SD Smoke Detector  No.54 1 SD-A-1-37 A 1 ในห้อง Transfer Y
FA SD Smoke Detector  No.55 1 SD-A-1-38 A 1 หนา้ลิฟตลู์กคา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.56 1 SD-A-1-39 A 1 ห้องหตัการแผนศลัยกรรม Y
FA SD Smoke Detector  No.57 1 SD-A-1-40 A 1 ห้องตรวจ 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.58 1 SD-A-1-41 A 1 ห้องจ่ายยา # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.59 1 SD-A-1-42 A 1 ห้องจ่ายยา # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.60 1 SD-A-1-43 A 1 ห้องจ่ายยา # 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.61 1 SD-A-1-44 A 1 หนา้ทางเดิน ER Y
FA SD Smoke Detector  No.62 1 SD-A-1-45 A 1 หนา้ทางเดิน ER Y
FA SD Smoke Detector  No.63 1 SD-A-1-46 A 1 ห้อง RED # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.64 1 SD-A-1-47 A 1 ห้อง RED # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.65 1 SD-A-1-48 A 1 ห้องจดัยา Y
FA SD Smoke Detector  No.66 1 SD-A-1-49 A 1 ในห้องไฟฟ้า ER Y
FA SD Smoke Detector  No.67 1 SD-A-1-50 A 1 ห้องเก็บเคร่ืองมือ Y
FA SD Smoke Detector  No.68 1 SD-A-1-51 A 1 เคาน์เตอร์ ER # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.69 1 SD-A-1-52 A 1 เคาน์เตอร์ ER # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.70 1 SD-A-1-53 A 1 ทางเดิน ER # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.71 1 SD-A-1-54 A 1 ทางเดิน ER # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.72 1 SD-A-1-55 A 1 ห้องเบรกพนกังาน ER # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.73 1 SD-A-1-56 A 1 ห้องเบรกพนกังาน ER # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.74 1 SD-A-1-57 A 1 ห้องพกัแพทย ์ER # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.75 1 SD-A-1-58 A 1 ห้องพกัแพทย ์ER # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.76 1 SD-A-1-59 A 1 ห้องพกัแพทย ์ER # 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.77 1 SD-A-1-60 A 1 ห้องตรวจ URO # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.78 1 SD-A-1-61 A 1 ห้องตรวจ URO # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.79 1 SD-A-1-62 A 1 ห้องตรวจ URO # 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.80 1 SD-A-1-63 A 1 ห้องตรวจ URO # 4 Y
FA SD Smoke Detector  No.81 1 SD-A-1-64 A 1 ห้อง Antirm Y
FA SD Smoke Detector  No.82 1 SD-A-1-65 A 1 ห้องหลวัเคาน์เตอร์เวชระเบียน Y
FA SD Smoke Detector  No.83 1 SD-A-1-66 A 1 ห้อง Wound Care Y
FA SD Smoke Detector  No.84 1 SD-A-1-67 A 1 ในห้อง วิทยุ Y
FA SD Smoke Detector  No.85 1 SD-A-1-68 A 1 ห้องรับรองญาติ Y
FA SD Smoke Detector  No.86 1 SD-A-1-69 A 1 ห้องปรึกษาแพทย์ Y
FA SD Smoke Detector  No.87 1 SD-A-1-70 A 1 ห้องหวัหนา้แผนก ER Y
FA SD Smoke Detector  No.88 1 SD-A-2-01 A 2 หนา้ลิฟตโ์ดยสาร Y
FA SD Smoke Detector  No.89 1 SD-A-2-02 A 2 ในห้องน ้าชาย Y
FA SD Smoke Detector  No.90 1 SD-A-2-03 A 2 ในห้องน ้าหญิง Y
FA SD Smoke Detector  No.91 1 SD-A-2-04 A 2 ในเคาน์เตอร์ LAB Y
FA SD Smoke Detector  No.92 1 SD-A-2-05 A 2 ในแผนก LAB # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.93 1 SD-A-2-06 A 2 ในแผนก LAB # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.94 1 SD-A-2-07 A 2 ในแผนก LAB # 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.95 1 SD-A-2-08 A 2 ในห้อง LAB  # 4 Y
FA SD Smoke Detector  No.96 1 SD-A-2-09 A 2 ในห้อง LAB  # 5 Y
FA SD Smoke Detector  No.97 1 SD-A-2-10 A 2 หนา้ลิฟตพ์นกังาน Y
FA SD Smoke Detector  No.98 1 SD-A-2-11 A 2 โถงการเงิน Y
FA SD Smoke Detector  No.99 1 SD-A-2-12 A 2 ในห้อง UR หวัหนา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.100 1 SD-A-2-13 A 2 ในห้อง UM Y
FA SD Smoke Detector  No.101 1 SD-A-2-14 A 2 ในห้องหวัหนา้การเงิน Y
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FA SD Smoke Detector  No.102 1 SD-A-2-15 A 2 หนา้ห้องหวัหนา้การเงิน Y
FA SD Smoke Detector  No.103 1 SD-A-2-16 A 2 ทางเดิน UM/UR1  # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.104 1 SD-A-2-17 A 2 ทางเดิน UM/UR1  # 2 y
FA SD Smoke Detector  No.105 1 SD-A-2-18 A 2 ทางเดิน UM/UR1  # 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.106 1 SD-A-2-19 A 2 ห้องเจา้หนา้ท่ี 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.107 1 SD-A-2-20 A 2 ห้องเจา้หนา้ท่ี 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.108 1 SD-A-2-21 A 2 ห้องเจา้หนา้ท่ี 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.109 1 SD-A-2-22 A 2 ห้องเจา้หนา้ท่ี 4 Y
FA SD Smoke Detector  No.110 1 SD-A-2-23 A 2 ห้องเจา้หนา้ท่ี 5 Y
FA SD Smoke Detector  No.111 1 SD-A-2-24 A 2 ห้องเจา้หนา้ท่ี 6 Y
FA SD Smoke Detector  No.112 1 SD-A-2-25 A 2 ห้องเจา้หนา้ท่ี 7 Y
FA SD Smoke Detector  No.113 1 SD-A-2-26 A 2 ห้องเจา้หนา้ท่ี 8 Y
FA SD Smoke Detector  No.114 1 SD-A-2-27 A 2 ห้องเจา้หนา้ท่ี 9 Y
FA SD Smoke Detector  No.115 1 SD-A-2-28 A 2 ห้องเจา้หนา้ท่ี 10 Y
FA SD Smoke Detector  No.116 1 SD-A-2-29 A 2 ห้องเจา้หนา้ท่ี 11 Y
FA SD Smoke Detector  No.117 1 SD-A-2-30 A 2 ห้องเจา้หนา้ท่ี 12 Y
FA SD Smoke Detector  No.118 1 SD-A-3-01 A 3 ห้องปรึกษาแพทย ์ICU Y
FA SD Smoke Detector  No.119 1 SD-A-3-02 A 3 เคาน์เตอร์ ICU # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.120 1 SD-A-3-03 A 3 เคาน์เตอร์ ICU # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.121 1 SD-A-3-04 A 3 ทางเดิน ICU Y
FA SD Smoke Detector  No.122 1 SD-A-3-05 A 3 ห้อง ICU 16 Y
FA SD Smoke Detector  No.123 1 SD-A-3-06 A 3 ห้อง ICU 15 Y
FA SD Smoke Detector  No.124 1 SD-A-3-07 A 3 ห้อง RCU 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.125 1 SD-A-3-08 A 3 ห้อง RCU 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.126 1 SD-A-3-09 A 3 ห้อง ICU 14 Y
FA SD Smoke Detector  No.127 1 SD-A-3-10 A 3 ห้อง ICU 12 Y
FA SD Smoke Detector  No.128 1 SD-A-3-11 A 3 ห้อง ICU 11 Y
FA SD Smoke Detector  No.129 1 SD-A-3-12 A 3 ห้อง ICU 10 Y
FA SD Smoke Detector  No.130 1 SD-A-3-13 A 3 ห้อง ICU 9 Y
FA SD Smoke Detector  No.131 1 SD-A-3-14 A 3 ห้อง ICU 6 Y
FA SD Smoke Detector  No.132 1 SD-A-3-15 A 3 ห้อง ICU 5 Y
FA SD Smoke Detector  No.133 1 SD-A-3-16 A 3 ห้อง ICU 4 Y
FA SD Smoke Detector  No.134 1 SD-A-3-17 A 3 ห้อง ICU 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.135 1 SD-A-3-18 A 3 ห้อง ICU 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.136 1 SD-A-3-19 A 3 ห้อง ICU 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.137 1 SD-A-3-20 A 3 ห้อง ICU 7 Y
FA SD Smoke Detector  No.138 1 SD-A-3-21 A 3 ห้อง ICU 8 Y
FA SD Smoke Detector  No.139 1 SD-A-3-22 A 3 ห้องเก็บของเวชภณัฑ์ Y
FA SD Smoke Detector  No.140 1 SD-A-3-23 A 3 ห้องเก็บผา้สะอาด Y
FA SD Smoke Detector  No.141 1 SD-A-3-24 A 3 ห้องซกัลา้งแม่บา้น Y
FA SD Smoke Detector  No.142 1 SD-A-3-25 A 3 ห้องเบรกเจา้หนา้ท่ี Y
FA SD Smoke Detector  No.143 1 SD-A-3-26 A 3 หนา้ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.144 1 SD-A-3-27 A 3 หนา้ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.145 1 SD-A-3-28 A 3 ประตูหลงัแผนก ICU Y
FA SD Smoke Detector  No.146 1 SD-A-3-29 A 3 ห้องหวัหนา้ OR Y
FA SD Smoke Detector  No.147 1 SD-A-3-30 A 3 ห้องเก็บของเวชภณัฑ์ Y
FA SD Smoke Detector  No.148 1 SD-A-3-31 A 3 ห้องเก็บของ Y
FA SD Smoke Detector  No.149 1 SD-A-3-32 A 3 ห้องวิสญัญี Y
FA SD Smoke Detector  No.150 1 SD-A-3-33 A 3 เคาน์เตอร์ห้องพกัฟ้ืน 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.151 1 SD-A-3-34 A 3 ห้องพกัฟ้ืน # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.152 1 SD-A-3-35 A 3 ห้องเก็บของ OR Y
FA SD Smoke Detector  No.153 1 SD-A-3-36 A 3 หนา้ห้อง OR 6 Y
FA SD Smoke Detector  No.154 1 SD-A-3-37 A 3 ห้องเก็บเคร่ืองมือผ่าตดั Y
FA SD Smoke Detector  No.155 1 SD-A-3-38 A 3 เคาน์เตอร์ Nurse Y
FA SD Smoke Detector  No.156 1 SD-A-3-39 A 3 ห้อง New Born Y
FA SD Smoke Detector  No.157 1 SD-A-3-40 A 3 ห้องอบเด็ก Y
FA SD Smoke Detector  No.158 1 SD-A-3-41 A 3 ห้องเบรกเจา้หนา้ท่ี Y
FA SD Smoke Detector  No.159 1 SD-A-3-42 A 3 ห้องพกัฟ้ืนทารก Y
FA SD Smoke Detector  No.160 1 SD-A-3-43 A 3 ห้องรอคลอด Y
FA SD Smoke Detector  No.161 1 SD-A-3-44 A 3 ห้องน่ึงขวดนม Y
FA SD Smoke Detector  No.162 1 SD-A-3-45 A 3 ทางเดิน Nurse # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.163 1 SD-A-3-46 A 3 ทางเดิน Nurse # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.164 1 SD-A-3-47 A 3 ห้องคลอด # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.165 1 SD-A-3-48 A 3 ห้องคลอด # 2 Y
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FA SD Smoke Detector  No.166 1 SD-A-3-49 A 3 ทางเดิน Cath Lab # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.167 1 SD-A-3-50 A 3 ทางเดิน Cath Lab # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.168 1 SD-A-3-51 A 3 ห้อง Control Y
FA SD Smoke Detector  No.169 1 SD-A-3-52 A 3 ห้องไฟ Cath LAB Y
FA SD Smoke Detector  No.170 1 SD-A-4-01 A 4 หนา้ลิฟตโ์ดยสาร Y
FA SD Smoke Detector  No.171 1 SD-A-4-02 A 4 ทางเดินหนา้แผนกไตเทียม Y
FA SD Smoke Detector  No.172 1 SD-A-4-03 A 4 ในแผนกไตเทียม # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.173 1 SD-A-4-04 A 4 ในแผนกไตเทียม # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.174 1 SD-A-4-05 A 4 ในแผนกไตเทียม # 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.175 1 SD-A-4-06 A 4 ในแผนกไตเทียม # 4 Y
FA SD Smoke Detector  No.176 1 SD-A-4-07 A 4 ในแผนกไตเทียม # 5 Y
FA SD Smoke Detector  No.177 1 SD-A-4-08 A 4 ในแผนกไตเทียม # 6 Y
FA SD Smoke Detector  No.178 1 SD-A-4-09 A 4 ห้อง VIP # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.179 1 SD-A-4-10 A 4 ห้อง VIP # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.180 1 SD-A-4-11 A 4 ห้อง VIP # 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.181 1 SD-A-4-12 A 4 ห้อง VIP # 4 Y
FA SD Smoke Detector  No.182 1 SD-A-4-13 A 4 ห้องเก็บของ Y
FA SD Smoke Detector  No.183 1 SD-A-4-14 A 4 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี Y
FA SD Smoke Detector  No.184 1 SD-A-4-15 A 4 แผนกรูมมาติกเคาน์เตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.185 1 SD-A-4-16 A 4 ห้องตรวจ # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.186 1 SD-A-4-17 A 4 ห้องตรวจ # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.187 1 SD-A-4-18 A 4 ห้องตรวจ # 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.188 1 SD-A-4-19 A 4 ทางเดินไป SEI # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.189 1 SD-A-4-20 A 4 ทางเดินไป SEI # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.190 1 SD-A-4-21 A 4 ทางเดินไป SEI # 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.191 1 SD-A-4-22 A 4 เคาน์เตอร์ SEI Y
FA SD Smoke Detector  No.192 1 SD-A-4-23 A 4 โถงกลาง 1 SET Y
FA SD Smoke Detector  No.193 1 SD-A-4-24 A 4 โถงกลาง 2 SET Y
FA SD Smoke Detector  No.194 1 SD-A-4-25 A 4 ในห้องตรวจ # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.195 1 SD-A-4-26 A 4 ในห้องตรวจ # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.196 1 SD-A-4-27 A 4 ในห้องตรวจ # 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.197 1 SD-A-4-28 A 4 ในห้องตรวจ # 4 Y
FA SD Smoke Detector  No.198 1 SD-A-4-29 A 4 ในห้องตรวจ # 5 Y
FA SD Smoke Detector  No.199 1 SD-A-4-30 A 4 ห้อง MINER OR Y
FA SD Smoke Detector  No.200 1 SD-A-4-31 A 4 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.201 1 SD-A-4-32 A 4 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.202 1 SD-A-4-33 A 4 ห้องแต่งตวัลูกคา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.203 1 SD-A-4-34 A 4 ห้อง Staff Y
FA SD Smoke Detector  No.204 1 SD-A-4-35 A 4 ห้อง Tpeatment # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.205 1 SD-A-4-36 A 4 ห้อง Tpeatment # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.206 1 SD-A-4-37 A 4 ห้อง Tpeatment # 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.207 1 SD-A-4-38 A 4 ห้อง Tpeatment # 4 Y
FA SD Smoke Detector  No.208 1 SD-A-4-39 A 4 ห้อง Laser # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.209 1 SD-A-4-40 A 4 ห้อง Laser # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.210 1 SD-A-4-41 A 4 ห้อง LASER Y
FA SD Smoke Detector  No.211 1 SD-A-4-42 A 4 แผนกกายภาพส่วนกลางทางเดิน Y
FA SD Smoke Detector  No.212 1 SD-A-4-43 A 4 ทางเดิน # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.213 1 SD-A-4-44 A 4 ทางเดิน # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.214 1 SD-A-4-45 A 4 ห้องกระตุน้พฒันาการ # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.215 1 SD-A-4-46 A 4 ห้องกระตุน้พฒันาการ # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.216 1 SD-A-4-47 A 4 ห้องวดัสญัญาณชีพ Y
FA SD Smoke Detector  No.217 1 SD-A-4-48 A 4 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี Y
FA SD Smoke Detector  No.218 1 SD-A-4-49 A 4 ห้องพฒันาการเด็ก Y
FA SD Smoke Detector  No.219 1 SD-A-4-50 A 4 ห้องหดัเดิน Y
FA SD Smoke Detector  No.220 1 SD-A-4-51 A 4 ห้องเก็บของ Y
FA SD Smoke Detector  No.221 1 SD-A-4-52 A 4 ห้องเก็บเคร่ืองมือ Y
FA SD Smoke Detector  No.222 1 SD-A-4-53 A 4 ห้องผา้สะอาด Y
FA SD Smoke Detector  No.223 1 SD-A-4-54 A 4 ห้อง HCC Y
FA SD Smoke Detector  No.224 1 SD-A-4-55 A 4 ห้องยมิ Y
FA SD Smoke Detector  No.225 1 SD-A-4-56 A 4 ห้องตรวจ 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.226 1 SD-A-4-57 A 4 ห้องตรวจ 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.227 1 SD-A-4-58 A 4 ห้องตรวจ 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.228 1 SD-A-4-59 A 4 ห้องตรวจ 4 Y
FA SD Smoke Detector  No.229 1 SD-A-4-60 A 4 ห้องตรวจ 5 Y
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FA SD Smoke Detector  No.230 1 SD-A-4-61 A 4 ห้องตรวจ 6 Y
FA SD Smoke Detector  No.231 1 SD-A-4-62 A 4 ห้องตรวจ 7 Y
FA SD Smoke Detector  No.232 1 SD-A-4-63 A 4 ห้องตรวจ 8 Y
FA SD Smoke Detector  No.233 1 SD-A-4-64 A 4 ห้องตรวจ 9 Y
FA SD Smoke Detector  No.234 1 SD-A-4-65 A 4 ห้องตรวจ 10 Y
FA SD Smoke Detector  No.235 1 SD-A-4-66 A 4 ทางเดิน 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.236 1 SD-A-4-67 A 4 ทางเดิน 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.237 1 SD-A-4-68 A 4 ทางเดิน 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.238 1 SD-A-4-69 A 4 ห้องผา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.239 1 SD-A-4-70 A 4 ห้องอบผา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.240 1 SD-A-4-71 A 4 ห้องเก็บของ Y
FA SD Smoke Detector  No.241 1 SD-A-4-72 A 4 ห้อง IT 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.242 1 SD-A-4-73 A 4 ห้อง IT 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.243 1 SD-A-4-74 A 4 ห้องประชุม 4A # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.244 1 SD-A-4-75 A 4 ห้องประชุม 4A # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.245 1 SD-A-5-01 A 5 หนา้ลิฟตโ์ดยสาร Y
FA SD Smoke Detector  No.246 1 SD-A-5-02 A 5 หนา้เคาน์เตอร์ W 5 Y
FA SD Smoke Detector  No.247 1 SD-A-5-03 A 5 ห้องผา้เป้ือน Y
FA SD Smoke Detector  No.248 1 SD-A-5-04 A 5 หนา้ห้องอุ่นอาหาร Y
FA SD Smoke Detector  No.249 1 SD-A-5-05 A 5 ในห้องอุ่นอาหาร Y
FA SD Smoke Detector  No.250 1 SD-A-5-06 A 5 ในห้อง 518 Y
FA SD Smoke Detector  No.251 1 SD-A-5-07 A 5 ในห้อง 517 Y
FA SD Smoke Detector  No.252 1 SD-A-5-08 A 5 ในห้อง 516 Y
FA SD Smoke Detector  No.253 1 SD-A-5-09 A 5 ทางเดินหนา้ห้อง 516 Y
FA SD Smoke Detector  No.254 1 SD-A-5-10 A 5 ในห้อง 515 VIP # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.255 1 SD-A-5-11 A 5 ในห้อง 515 VIP # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.256 1 SD-A-5-12 A 5 ในห้อง 501 VIP # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.257 1 SD-A-5-13 A 5 ในห้อง 501 VIP # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.258 1 SD-A-5-14 A 5 ทางเดินหนา้ห้อง 502 Y
FA SD Smoke Detector  No.259 1 SD-A-5-15 A 5 ในห้อง 502 Y
FA SD Smoke Detector  No.260 1 SD-A-5-16 A 5 ในห้อง 503 Y
FA SD Smoke Detector  No.261 1 SD-A-5-17 A 5 ในห้อง 504 Y
FA SD Smoke Detector  No.262 1 SD-A-5-18 A 5 ในห้อง 505 Y
FA SD Smoke Detector  No.263 1 SD-A-5-19 A 5 ทางเดินหนา้ห้อง 505 Y
FA SD Smoke Detector  No.264 1 SD-A-5-20 A 5 ในห้อง 506 Y
FA SD Smoke Detector  No.265 1 SD-A-5-21 A 5 ในห้อง 507 Y
FA SD Smoke Detector  No.266 1 SD-A-5-22 A 5 ในห้อง 508 Y
FA SD Smoke Detector  No.267 1 SD-A-5-23 A 5 ทางเดินหนา้ห้อง 508 Y
FA SD Smoke Detector  No.268 1 SD-A-5-24 A 5 ในเคาน์เตอร์ W 5 Y
FA SD Smoke Detector  No.269 1 SD-A-5-25 A 5 ในห้อง 509 Y
FA SD Smoke Detector  No.270 1 SD-A-5-26 A 5 ทางเดินหนา้ห้อง 509 Y
FA SD Smoke Detector  No.271 1 SD-A-5-27 A 5 ในห้อง 510 Y
FA SD Smoke Detector  No.272 1 SD-A-5-28 A 5 ในห้อง 511 Y
FA SD Smoke Detector  No.273 1 SD-A-5-29 A 5 ในห้อง 512 Y
FA SD Smoke Detector  No.274 1 SD-A-5-30 A 5 ทางเดินหนา้ห้อง 512 Y
FA SD Smoke Detector  No.275 1 SD-A-5-31 A 5 ในห้อง 519 Y
FA SD Smoke Detector  No.276 1 SD-A-5-32 A 5 ในห้อง 520 Y
FA SD Smoke Detector  No.277 1 SD-A-5-33 A 5 ในห้อง 521 Y
FA SD Smoke Detector  No.278 1 SD-A-5-34 A 5 ในห้อง 522 Y
FA SD Smoke Detector  No.279 1 SD-A-5-35 A 5 ในห้อง 523 Y
FA SD Smoke Detector  No.280 1 SD-A-5-36 A 5 ในห้อง 524 Y
FA SD Smoke Detector  No.281 1 SD-A-6-01 A 6 หนา้ลิฟตโ์ดยสาร Y
FA SD Smoke Detector  No.282 1 SD-A-6-02 A 6 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี Y
FA SD Smoke Detector  No.283 1 SD-A-6-03 A 6 ห้องผา้เป้ือน Y
FA SD Smoke Detector  No.284 1 SD-A-6-04 A 6 ห้องอุ่นอาหาร Y
FA SD Smoke Detector  No.285 1 SD-A-6-05 A 6 ทางเดินหนา้ห้อง 618 Y
FA SD Smoke Detector  No.286 1 SD-A-6-06 A 6 ในห้อง 618 Y
FA SD Smoke Detector  No.287 1 SD-A-6-07 A 6 ในห้อง 617 Y
FA SD Smoke Detector  No.288 1 SD-A-6-08 A 6 ทางเดินหนา้ห้อง 616 Y
FA SD Smoke Detector  No.289 1 SD-A-6-09 A 6 ในห้อง 616 Y
FA SD Smoke Detector  No.290 1 SD-A-6-10 A 6 ในห้อง 615 VIP # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.291 1 SD-A-6-11 A 6 ในห้อง 615 VIP # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.292 1 SD-A-6-12 A 6 ในห้อง 601 VPI # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.293 1 SD-A-6-13 A 6 ในห้อง 601 VPI # 2 Y
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FA SD Smoke Detector  No.294 1 SD-A-6-14 A 6 ทางเดินหนา้ห้อง 602 Y
FA SD Smoke Detector  No.295 1 SD-A-6-15 A 6 ในห้อง 602 Y
FA SD Smoke Detector  No.296 1 SD-A-6-16 A 6 ในห้อง 603 Y
FA SD Smoke Detector  No.297 1 SD-A-6-17 A 6 ในห้อง 604 Y
FA SD Smoke Detector  No.298 1 SD-A-6-18 A 6 ทางเดินหนา้ห้อง 605 Y
FA SD Smoke Detector  No.299 1 SD-A-6-19 A 6 ในห้อง 605 Y
FA SD Smoke Detector  No.300 1 SD-A-6-20 A 6 ในห้อง 606 Y
FA SD Smoke Detector  No.301 1 SD-A-6-21 A 6 หนา้เคาน์เตอร์ W 6 Y
FA SD Smoke Detector  No.302 1 SD-A-6-22 A 6 ในเคาน์เตอร์ W 6 Y
FA SD Smoke Detector  No.303 1 SD-A-6-23 A 6 ทางเดินหนา้ห้อง 607 Y
FA SD Smoke Detector  No.304 1 SD-A-6-24 A 6 ในห้อง 607 Y
FA SD Smoke Detector  No.305 1 SD-A-6-25 A 6 ในห้อง 608 Y
FA SD Smoke Detector  No.306 1 SD-A-6-26 A 6 ในห้อง 609 Y
FA SD Smoke Detector  No.307 1 SD-A-6-27 A 6 ทางเดินหนา้ห้อง 609 Y
FA SD Smoke Detector  No.308 1 SD-A-6-28 A 6 ในห้อง 610 Y
FA SD Smoke Detector  No.309 1 SD-A-6-29 A 6 ทางเดิหนา้ห้อง 611 Y
FA SD Smoke Detector  No.310 1 SD-A-6-30 A 6 ในห้อง 611 Y
FA SD Smoke Detector  No.311 1 SD-A-6-31 A 6 ในห้อง 612 Y
FA SD Smoke Detector  No.312 1 SD-A-6-32 A 6 ในห้อง 619 Y
FA SD Smoke Detector  No.313 1 SD-A-6-33 A 6 ในห้อง 620 Y
FA SD Smoke Detector  No.314 1 SD-A-6-34 A 6 ในห้อง 621 Y
FA SD Smoke Detector  No.315 1 SD-A-6-35 A 6 ในห้อง 622 Y
FA SD Smoke Detector  No.316 1 SD-A-6-36 A 6 ในห้อง 623 Y
FA SD Smoke Detector  No.317 1 SD-A-6-37 A 6 ในห้อง 624 Y
FA SD Smoke Detector  No.318 1 SD-A-6-38 A 6 ในห้องหตัการ W 6 Y
FA SD Smoke Detector  No.319 1 SD-A-7-01 A 7 หนา้ลิฟตโ์ดยสาร W 7 Y
FA SD Smoke Detector  No.320 1 SD-A-7-02 A 7 ห้องผา้เป้ือน Y
FA SD Smoke Detector  No.321 1 SD-A-7-03 A 7 ทางเดินหนา้ห้องอุ่นอาหาร Y
FA SD Smoke Detector  No.322 1 SD-A-7-04 A 7 ในห้องอุ่นอาหาร Y
FA SD Smoke Detector  No.323 1 SD-A-7-05 A 7 ในห้อง 718 Y
FA SD Smoke Detector  No.324 1 SD-A-7-06 A 7 ในห้อง 717 Y
FA SD Smoke Detector  No.325 1 SD-A-7-07 A 7 ทางเดินหนา้ห้อง 716 Y
FA SD Smoke Detector  No.326 1 SD-A-7-08 A 7 ในห้อง 716 Y
FA SD Smoke Detector  No.327 1 SD-A-7-09 A 7 ในห้อง 715 VIP # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.328 1 SD-A-7-10 A 7 ในห้อง 715 VIP # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.329 1 SD-A-7-11 A 7 ในห้อง 701 VIP # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.330 1 SD-A-7-12 A 7 ในห้อง 701 VIP # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.331 1 SD-A-7-13 A 7 ทางเดินหนา้ห้อง 702 Y
FA SD Smoke Detector  No.332 1 SD-A-7-14 A 7 ในห้อง 702 Y
FA SD Smoke Detector  No.333 1 SD-A-7-15 A 7 ในห้อง 703 Y
FA SD Smoke Detector  No.334 1 SD-A-7-16 A 7 ทางเดินหนา้ห้อง 704 Y
FA SD Smoke Detector  No.335 1 SD-A-7-17 A 7 ในห้อง 705 Y
FA SD Smoke Detector  No.336 1 SD-A-7-18 A 7 ในห้อง 706 Y
FA SD Smoke Detector  No.337 1 SD-A-7-19 A 7 หนา้เคาน์เตอร์ W 7 Y
FA SD Smoke Detector  No.338 1 SD-A-7-20 A 7 ในเคาน์เตอร์ W 7 Y
FA SD Smoke Detector  No.339 1 SD-A-7-21 A 7 ในห้องหตัถการ W 7 Y
FA SD Smoke Detector  No.340 1 SD-A-7-22 A 7 ในห้อง 707 Y
FA SD Smoke Detector  No.341 1 SD-A-7-23 A 7 ทางเดินหนา้ห้อง 708 Y
FA SD Smoke Detector  No.342 1 SD-A-7-24 A 7 ในห้อง 708 Y
FA SD Smoke Detector  No.343 1 SD-A-7-25 A 7 ในห้อง 709 Y
FA SD Smoke Detector  No.344 1 SD-A-7-26 A 7 ทางเดินหนา้ห้อง 710 Y
FA SD Smoke Detector  No.345 1 SD-A-7-27 A 7 ในห้อง 710 Y
FA SD Smoke Detector  No.346 1 SD-A-7-28 A 7 ในห้อง 711 Y
FA SD Smoke Detector  No.347 1 SD-A-7-29 A 7 ในห้อง 712 Y
FA SD Smoke Detector  No.348 1 SD-A-7-30 A 7 ทางเดินหนา้ห้อง 712 Y
FA SD Smoke Detector  No.349 1 SD-A-7-31 A 7 ในห้อง 719 Y
FA SD Smoke Detector  No.350 1 SD-A-7-32 A 7 ในห้อง 720 Y
FA SD Smoke Detector  No.351 1 SD-A-7-33 A 7 ในห้อง 721 Y
FA SD Smoke Detector  No.352 1 SD-A-7-34 A 7 ในห้อง 722 Y
FA SD Smoke Detector  No.353 1 SD-A-7-35 A 7 ในห้อง 723 Y
FA SD Smoke Detector  No.354 1 SD-A-7-36 A 7 ในห้อง 724 Y
FA SD Smoke Detector  No.355 1 SD-A-8-01 A 8 หนา้ลิฟตพ์นกังาน Y
FA SD Smoke Detector  No.356 1 SD-A-8-02 A 8 ขา้งเคาน์เตอร์ W 8 Y
FA SD Smoke Detector  No.357 1 SD-A-8-03 A 8 ในเคาน์เตอร์ W 8 Y
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FA SD Smoke Detector  No.358 1 SD-A-8-04 A 8 หนา้เคาน์เตอร์ W 8 Y
FA SD Smoke Detector  No.359 1 SD-A-8-05 A 8 หนา้ลิฟตโ์ดยสาร Y
FA SD Smoke Detector  No.360 1 SD-A-8-06 A 8 ห้องเบรกพนกังาน Y
FA SD Smoke Detector  No.361 1 SD-A-8-07 A 8 ห้องผา้สะอาด Y
FA SD Smoke Detector  No.362 1 SD-A-8-08 A 8 ห้องผา้สกปรก Y
FA SD Smoke Detector  No.363 1 SD-A-8-09 A 8 ในห้องอุ่นอาหาร Y
FA SD Smoke Detector  No.364 1 SD-A-8-10 A 8 หนา้ห้อง 818 Y
FA SD Smoke Detector  No.365 1 SD-A-8-11 A 8 ในห้อง 818 Y
FA SD Smoke Detector  No.366 1 SD-A-8-12 A 8 ในห้อง 817 Y
FA SD Smoke Detector  No.367 1 SD-A-8-13 A 8 ในห้อง 816 Y
FA SD Smoke Detector  No.368 1 SD-A-8-14 A 8 ในห้อง 815 Y
FA SD Smoke Detector  No.369 1 SD-A-8-15 A 8 หนา้ห้อง 815 Y
FA SD Smoke Detector  No.370 1 SD-A-8-16 A 8 หนา้ห้อง 801 Y
FA SD Smoke Detector  No.371 1 SD-A-8-17 A 8 ในห้อง 801 # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.372 1 SD-A-8-18 A 8 ในห้อง 801 # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.373 1 SD-A-8-19 A 8 ในห้อง 802 Y
FA SD Smoke Detector  No.374 1 SD-A-8-20 A 8 หนา้ห้อง 803 Y
FA SD Smoke Detector  No.375 1 SD-A-8-21 A 8 ในห้อง 804 Y
FA SD Smoke Detector  No.376 1 SD-A-8-22 A 8 ในห้อง 805 Y
FA SD Smoke Detector  No.377 1 SD-A-8-23 A 8 ในห้อง 806 Y
FA SD Smoke Detector  No.378 1 SD-A-8-24 A 8 หนา้ห้อง 807 Y
FA SD Smoke Detector  No.379 1 SD-A-8-25 A 8 ในห้อง 807 Y
FA SD Smoke Detector  No.380 1 SD-A-8-26 A 8 ในห้อง 808 Y
FA SD Smoke Detector  No.381 1 SD-A-8-27 A 8 หนา้ห้อง 809 Y
FA SD Smoke Detector  No.382 1 SD-A-8-28 A 8 ในห้อง 809 Y
FA SD Smoke Detector  No.383 1 SD-A-8-29 A 8 ในห้อง 810 Y
FA SD Smoke Detector  No.384 1 SD-A-8-30 A 8 หนา้ห้อง 811 Y
FA SD Smoke Detector  No.385 1 SD-A-8-31 A 8 ในห้อง 811 Y
FA SD Smoke Detector  No.386 1 SD-A-8-32 A 8 ในห้อง 812 Y
FA SD Smoke Detector  No.387 1 SD-A-8-33 A 8 หนา้ห้อง 819 Y
FA SD Smoke Detector  No.388 1 SD-A-8-34 A 8 ในห้อง 819 Y
FA SD Smoke Detector  No.389 1 SD-A-8-35 A 8 ในห้อง 820 Y
FA SD Smoke Detector  No.390 1 SD-A-8-36 A 8 ในห้อง 821 Y
FA SD Smoke Detector  No.391 1 SD-A-8-37 A 8 ในห้อง 822 Y
FA SD Smoke Detector  No.392 1 SD-A-8-38 A 8 ในห้อง 823 Y
FA SD Smoke Detector  No.393 1 SD-A-8-39 A 8 หนา้ห้อง 824 Y
FA SD Smoke Detector  No.394 1 SD-A-8-40 A 8 ในห้อง 824 Y
FA SD Smoke Detector  No.395 1 SD-A-9-01 A 9 ในห้อง หตัถการ Y
FA SD Smoke Detector  No.396 1 SD-A-9-02 A 9 ในเคาน์เตอร์ W 9 Y
FA SD Smoke Detector  No.397 1 SD-A-9-03 A 9 หนา้เคาน์เตอร์ W 9 Y
FA SD Smoke Detector  No.398 1 SD-A-9-04 A 9 หนา้ลิฟตโ์ดยสาร W 9 Y
FA SD Smoke Detector  No.399 1 SD-A-9-05 A 9 ในห้อง อุ่นอาหาร W 9 Y
FA SD Smoke Detector  No.400 1 SD-A-9-06 A 9 หนา้ห้อง อุ่นอาหาร W 9 Y
FA SD Smoke Detector  No.401 1 SD-A-9-07 A 9 หนา้ห้อง 917 Y
FA SD Smoke Detector  No.402 1 SD-A-9-08 A 9 ในห้อง 917 Y
FA SD Smoke Detector  No.403 1 SD-A-9-09 A 9 ในห้อง 916 Y
FA SD Smoke Detector  No.404 1 SD-A-9-10 A 9 หนา้ห้อง 915 Y
FA SD Smoke Detector  No.405 1 SD-A-9-11 A 9 ในห้อง 915 # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.406 1 SD-A-9-12 A 9 ในห้อง 915 # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.407 1 SD-A-9-13 A 9 หนา้ห้อง 901 Y
FA SD Smoke Detector  No.408 1 SD-A-9-14 A 9 ในห้อง 901 # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.409 1 SD-A-9-15 A 9 ในห้อง 901 # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.410 1 SD-A-9-16 A 9 ในห้อง 902 Y
FA SD Smoke Detector  No.411 1 SD-A-9-17 A 9 หนา้ห้อง  903 Y
FA SD Smoke Detector  No.412 1 SD-A-9-18 A 9 ในห้อง 903 Y
FA SD Smoke Detector  No.413 1 SD-A-9-19 A 9 ในห้อง 904 Y
FA SD Smoke Detector  No.414 1 SD-A-9-20 A 9 ในห้อง 905 Y
FA SD Smoke Detector  No.415 1 SD-A-9-21 A 9 หนา้ห้อง 906 Y
FA SD Smoke Detector  No.416 1 SD-A-9-22 A 9 ในห้อง 906 Y
FA SD Smoke Detector  No.417 1 SD-A-9-23 A 9 ในห้อง 907 Y
FA SD Smoke Detector  No.418 1 SD-A-9-24 A 9 ในห้อง 908 Y
FA SD Smoke Detector  No.419 1 SD-A-9-25 A 9 หนา้ห้อง 909 Y
FA SD Smoke Detector  No.420 1 SD-A-9-26 A 9 ในห้อง 909 Y
FA SD Smoke Detector  No.421 1 SD-A-9-27 A 9 ในห้อง 910 Y
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FA SD Smoke Detector  No.422 1 SD-A-9-28 A 9 ในห้อง 911 Y
FA SD Smoke Detector  No.423 1 SD-A-9-29 A 9 ในห้อง 912 Y
FA SD Smoke Detector  No.424 1 SD-A-9-30 A 9 หนา้ห้อง 912 Y
FA SD Smoke Detector  No.425 1 SD-A-9-31 A 9 ในห้อง 924 Y
FA SD Smoke Detector  No.426 1 SD-A-9-32 A 9 ในห้อง 923 Y
FA SD Smoke Detector  No.427 1 SD-A-9-33 A 9 ในห้อง 922 Y
FA SD Smoke Detector  No.428 1 SD-A-9-34 A 9 ในห้อง 921 Y
FA SD Smoke Detector  No.429 1 SD-A-9-35 A 9 ในห้อง 920 Y
FA SD Smoke Detector  No.430 1 SD-A-9-36 A 9 ในห้อง 919 Y
FA SD Smoke Detector  No.431 1 SD-A-10-01 A 10 ในห้องหตัถการ Y
FA SD Smoke Detector  No.432 1 SD-A-10-02 A 10 ในเคาน์เตอร์ W 10 Y
FA SD Smoke Detector  No.433 1 SD-A-10-03 A 10 หนา้เคาน์เตอร์ W 10 Y
FA SD Smoke Detector  No.434 1 SD-A-10-04 A 10 หนา้ลิฟตโ์ดยสาร W 10 Y
FA SD Smoke Detector  No.435 1 SD-A-10-05 A 10 ในห้องผา้สะอาด Y
FA SD Smoke Detector  No.436 1 SD-A-10-06 A 10 ในห้องอุ่นอาหาร Y
FA SD Smoke Detector  No.437 1 SD-A-10-07 A 10 ในห้อง 1018 Y
FA SD Smoke Detector  No.438 1 SD-A-10-08 A 10 หนา้ห้อง 1017 Y
FA SD Smoke Detector  No.439 1 SD-A-10-09 A 10 ในห้อง 1017 Y
FA SD Smoke Detector  No.440 1 SD-A-10-10 A 10 ในห้อง 1016 Y
FA SD Smoke Detector  No.441 1 SD-A-10-11 A 10 หนา้ห้อง 1015 Y
FA SD Smoke Detector  No.442 1 SD-A-10-12 A 10 ในห้อง 1015 # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.443 1 SD-A-10-13 A 10 ในห้อง 1015 # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.444 1 SD-A-10-14 A 10 ในห้อง 1001 # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.445 1 SD-A-10-15 A 10 ในห้อง 1001 # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.446 1 SD-A-10-16 A 10 ในห้อง 1002 Y
FA SD Smoke Detector  No.447 1 SD-A-10-17 A 10 ในห้อง 1003 Y
FA SD Smoke Detector  No.448 1 SD-A-10-18 A 10 หนา้ห้อง 1004 Y
FA SD Smoke Detector  No.449 1 SD-A-10-19 A 10 ในห้อง 1004 Y
FA SD Smoke Detector  No.450 1 SD-A-10-20 A 10 ในห้อง 1005 Y
FA SD Smoke Detector  No.451 1 SD-A-10-21 A 10 ในห้อง 1006 Y
FA SD Smoke Detector  No.452 1 SD-A-10-22 A 10 หนา้ห้อง 1007 Y
FA SD Smoke Detector  No.453 1 SD-A-10-23 A 10 ในห้อง 1007 Y
FA SD Smoke Detector  No.454 1 SD-A-10-24 A 10 ในห้อง 1008 Y
FA SD Smoke Detector  No.455 1 SD-A-10-25 A 10 ในห้อง 1009 Y
FA SD Smoke Detector  No.456 1 SD-A-10-26 A 10 หนา้ห้อง 1010 Y
FA SD Smoke Detector  No.457 1 SD-A-10-27 A 10 ในห้อง 1010 Y
FA SD Smoke Detector  No.458 1 SD-A-10-28 A 10 ในห้อง 1011 Y
FA SD Smoke Detector  No.459 1 SD-A-10-29 A 10 ในห้อง 1012 Y
FA SD Smoke Detector  No.460 1 SD-A-10-30 A 10 หนา้ห้องแม่บา้น Y
FA SD Smoke Detector  No.461 1 SD-A-10-31 A 10 ในห้อง 1024 Y
FA SD Smoke Detector  No.462 1 SD-A-10-32 A 10 ในห้อง 1023 Y
FA SD Smoke Detector  No.463 1 SD-A-10-33 A 10 ในห้อง 1022 Y
FA SD Smoke Detector  No.464 1 SD-A-10-34 A 10 ในห้อง 1021 Y
FA SD Smoke Detector  No.465 1 SD-A-10-35 A 10 ในห้อง 1020 Y
FA SD Smoke Detector  No.466 1 SD-A-10-36 A 10 ในห้อง 1019 Y
FA SD Smoke Detector  No.467 1 SD-A-10-37 A 10 ห้องหตัถากร W 10 Y
FA SD Smoke Detector  No.468 1 SD-A-R-01 A R บนัไดหนา้ทางข้ึนดาดฟ้า Y
FA SD Smoke Detector  No.469 1 SD-A-R-02 A R ในห้อง Control ลิฟต์ Y
FA SD Smoke Detector  No.470 1 SD-A-R-03 A R ในห้อง Dtac Y
FA SD Smoke Detector  No.471 1 SD-A-R-04 A R ในห้อง MDB Y
FA SD Smoke Detector  No.472 1 SD-B-1-01 B 1 ห้องแม่บา้นและโภชนาการ Y
FA SD Smoke Detector  No.473 1 SD-B-1-02 B 1 ส่วนกลางห้องอาหาร Y
FA SD Smoke Detector  No.472 1 SD-B-1-03 B 1 หนา้ประตูทางเขา้ห้องอาหาร Y
FA SD Smoke Detector  No.472 1 SD-B-1-04 B 1 ทางเดินออกหนา้ห้องอาหาร Y
FA SD Smoke Detector  No.472 1 SD-B-1-05 B 1 ทางเดินขา้งห้องปรุงอาหาร Y
FA SD Smoke Detector  No.473 1 SD-B-2-01 B 2 หนา้ประตูทางเขา้ห้องอาหาร Y
FA SD Smoke Detector  No.474 1 SD-B-2-02 B 2 ส่วนกลางทางเดิน 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.475 1 SD-B-2-03 B 2 ส่วนกลางทางเดิน 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.476 1 SD-B-2-04 B 2 ส่วนกลางทางเดิน 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.477 1 SD-B-2-05 B 2 ส่วนกลางทางเดิน 4 Y
FA SD Smoke Detector  No.478 1 SD-B-2-06 B 2 หนา้ห้องควบคุมการติดเช้ือ Y
FA SD Smoke Detector  No.479 1 SD-B-2-07 B 2 เคา้ทเ์ตอร์คิดเงินห้องอาหาร 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.480 1 SD-B-2-08 B 2 เคา้ทเ์ตอร์คิดเงินห้องอาหาร 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.481 1 SD-B-2-09 B 2 บริเวณตูก้ดน ้าดี Y
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FA SD Smoke Detector  No.483 1 SD-B-3-01 B 3 หนา้ลิฟทโ์ดยสารตึก B Y
FA SD Smoke Detector  No.483 1 SD-B-3-02 B 3 ในห้องประชุม 3B Y
FA SD Smoke Detector  No.483 1 SD-B-3-03 B 3 ทางเดินหนา้ห้องประชุม 3B Y
FA SD Smoke Detector  No.483 1 SD-B-3-04 B 3 ห้องจดัเก็บเอกสาร Y
FA SD Smoke Detector  No.483 1 SD-B-3-05 B 3 ในห้องผูจ้ดัการบญัชี Y
FA SD Smoke Detector  No.483 1 SD-B-3-06 B 3 พ้ืนท่ีนัง่รับแขกส่วนกลาง 3B Y
FA SD Smoke Detector  No.483 1 SD-B-3-07 B 3 บริเวณโตะ๊ส านกังาน Y
FA SD Smoke Detector  No.483 1 SD-B-3-08 B 3 ชั้นเก็บเอกสาร 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.483 1 SD-B-3-09 B 3 ชั้นเก็บเอกสาร 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.486 1 SD-B-4-01 B 4 โถงหนา้ลิฟต์ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.487 1 SD-B-4-02 B 4 ทางเดินหนา้ห้อง ฝ่ังขวา Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.488 1 SD-B-4-03 B 4 ทางเดินหนา้ห้อง ฝ่ังซา้ย Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.489 1 SD-B-4-04 B 4 แผนกท่ีปรึกษา Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.490 1 SD-B-4-05 B 4 แผนกการตลาด Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.491 1 SD-B-4-06 B 4 แผนกการเงิน Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.492 1 SD-B-4-07 B 4 แผนกการเงินประกนัชีวิต Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.493 1 SD-B-4-08 B 4 ห้องท างานหวัหนา้แผนกการเงิน Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.494 1 SD-B-4-09 B 4 ห้องเก็บของในแผนก Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.495 1 SD-B-5-01 B 5 ฝ่ายบุคคล 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.496 1 SD-B-5-02 B 5 ฝ่ายบุคคล 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.497 1 SD-B-5-03 B 5 ฝ่ายบุคคล 3 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.497 1 SD-B-5-04 B 5 ฝ่ายบุคคล 4 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.497 1 SD-B-5-05 B 5 ฝ่ายบุคคล 5 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.497 1 SD-B-5-06 B 5 ฝ่ายบุคคล 6 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.497 1 SD-B-5-07 B 5 ฝ่ายบุคคล 7 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.497 1 SD-B-5-08 B 5 ฝ่ายบุคคล 8 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.497 1 SD-B-5-09 B 5 ฝ่ายบุคคล 9 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.497 1 SD-B-5-10 B 5 ฝ่ายบุคคล 10 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.498 1 SD-B-6-01 B 6 Office CSSD Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.499 1 SD-B-6-02 B 6 ห้องปลอดเช้ือ Y
FA SD Smoke Detector  No.500 1 SD-B-6-03 B 6 ห้องปลอดเช้ือ Y
FA SD Smoke Detector  No.501 1 SD-B-6-04 B 6 ห้องปลอดเช้ือ Y
FA SD Smoke Detector  No.502 1 SD-B-7-01 B 7 Commitment Y
FA SD Smoke Detector  No.503 1 SD-B-7-02 B 7 Office ขา้งห้อง Commitment Y
FA SD Smoke Detector  No.504 1 SD-B-7-03 B 7 ห้องผูอ้  านวยการ Y
FA SD Smoke Detector  No.505 1 SD-B-7-04 B 7 ห้องอาจารยห์มอสุพจน์ Y
FA SD Smoke Detector  No.506 1 SD-B-7-05 B 7 ห้องอาจารยห์มอสายฝน Y
FA SD Smoke Detector  No.507 1 SD-B-7-06 B 7 หนา้ห้องอาจารยห์มอสายฝน Y
FA SD Smoke Detector  No.508 1 SD-B-7-07 B 7 ห้องอาจารยห์มอภารดร Y
FA SD Smoke Detector  No.509 1 SD-B-7-08 B 7 เลขา Y
FA SD Smoke Detector  No.510 1 SD-B-7-09 B 7 มุมรับแขก Y
FA SD Smoke Detector  No.511 1 SD-B-7-10 B 7 ห้องพระ Y
FA SD Smoke Detector  No.512 1 SD-B-7-11 B 7 ห้องศูนยพ์ฒันาคุณภาพ Y
FA SD Smoke Detector  No.513 1 SD-B-7-12 B 7 Take Ownership Y
FA SD Smoke Detector  No.514 1 SD-E-B-01 E B ห้องรีดผา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.515 1 SD-E-B-02 E B ห้องปลอดเช้ือ Y
FA SD Smoke Detector  No.516 1 SD-E-1-01 E 1 ห้องตรวจ C2 Y
FA SD Smoke Detector  No.517 1 SD-E-1-02 E 1 หนา้เคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA SD Smoke Detector  No.518 1 SD-E-1-03 E 1 ทางลงใตดิ้น Y
FA SD Smoke Detector  No.519 1 SD-E-1-04 E 1 หนา้เคาทเ์ตอร์ศูนยส่์งเสริมสุขภาพ Y
FA SD Smoke Detector  No.520 1 SD-E-1-05 E 1 ห้องตรวจสมรรถภาพหวัใจ Y
FA SD Smoke Detector  No.521 1 SD-E-1-06 E 1 ห้องตรวจสญัญาณชีพจร Y
FA SD Smoke Detector  No.522 1 SD-E-1-07 E 1 หนา้ห้องตรวจสญัญาณชีพจร Y
FA SD Smoke Detector  No.523 1 SD-E-1-08 E 1 ห้องวดัชีพจร Y
FA SD Smoke Detector  No.524 1 SD-E-1-09 E 1 ห้องเจาะเลือด Y
FA SD Smoke Detector  No.525 1 SD-E-1-10 E 1 หนา้เคาทเ์ตอร์ศูนย ์หูคอจมูก Y
FA SD Smoke Detector  No.526 1 SD-E-1-11 E 1 ห้องตรวจ W1 Y
FA SD Smoke Detector  No.527 1 SD-E-1-12 E 1 ห้องตรวจ W2 Y
FA SD Smoke Detector  No.528 1 SD-E-1-13 E 1 ห้องตรวจ W3 Y
FA SD Smoke Detector  No.529 1 SD-E-1-14 E 1 ห้องตรวจวดัสายตา Y
FA SD Smoke Detector  No.530 1 SD-E-1-15 E 1 ห้องท าหตัถการ Y
FA SD Smoke Detector  No.531 1 SD-E-1-16 E 1 ห้องตรวจการไดย้นิ Y
FA SD Smoke Detector  No.532 1 SD-E-1-17 E 1 ห้องท าหตัถการ Y
FA SD Smoke Detector  No.533 1 SD-E-1-18 E 1 Waiting Area Y
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FA SD Smoke Detector  No.534 1 SD-E-1-19 E 1 ห้อง X-Ray เก่า Y
FA SD Smoke Detector  No.535 1 SD-E-1-20 E 1 ห้องเจา้หนา้ท่ี Y
FA SD Smoke Detector  No.536 1 SD-E-1-21 E 1 ห้องเจา้หนา้ท่ี Y
FA SD Smoke Detector  No.537 1 SD-E-1-22 E 1 ห้องตรวจขา้ห้องท าหตัถการ Y
FA SD Smoke Detector  No.538 1 SD-E-1-23 E 1 ห้องตรวจขา้งห้อง X-Ray เก่า Y
FA SD Smoke Detector  No.539 1 SD-D-1-01 D 1 ทางลงบนัไดขา้งลิฟทช์ั้น 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.540 1 SD-D-1-02 D 1 ทางเดินหนา้ลิฟทช์ั้น 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.541 1 SD-D-1-03 D 1 ในห้องขา้งลิฟทช์ั้น 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.542 1 SD-D-1-04 D 1 ในห้องขา้งลิฟทช์ั้น 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.543 1 SD-D-1-05 D 1 ทางเดินหนา้ลิฟทช์ั้น 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.544 1 SD-D-1-06 D 1 ทางเดินหนา้ลิฟทช์ั้น 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.545 1 SD-D-1-07 D 1 ในห้องอาหาร Y
FA SD Smoke Detector  No.546 1 SD-D-1-08 D 1 ในห้องอาหาร Y
FA SD Smoke Detector  No.547 1 SD-D-1-09 D 1 ในห้องอาหาร Y
FA SD Smoke Detector  No.548 1 SD-D-1-10 D 1 ในห้องอาหาร Y
FA SD Smoke Detector  No.549 1 SD-D-1-11 D 1 ในห้องอาหาร Y
FA SD Smoke Detector  No.550 1 SD-D-1-12 D 1 ในห้องครัว Y
FA SD Smoke Detector  No.551 1 SD-D-1-13 D 1 ในห้อง MDB Y
FA SD Smoke Detector  No.552 1 SD-D-1-14 D 1 ในห้อง GEN Y
FA SD Smoke Detector  No.553 1 SD-D-1-15 D 1 ในห้อง GEN Y
FA SD Smoke Detector  No.554 1 SD-D-1-16 D 1 ในห้อง GEN Y
FA SD Smoke Detector  No.555 1 SD-D-1-17 D 1 ทางเดินหนา้ห้อง MDB Y
FA SD Smoke Detector  No.556 1 SD-D-1-18 D 1 ทางเดินหนา้ห้องเก็บยา Y
FA SD Smoke Detector  No.557 1 SD-D-1-19 D 1 ในห้องเก็บยา Y
FA SD Smoke Detector  No.558 1 SD-D-1-20 D 1 ในห้องเก็บยา Y
FA SD Smoke Detector  No.559 1 SD-D-1-21 D 1 ในห้องเก็บยา Y
FA SD Smoke Detector  No.560 1 SD-D-1-22 D 1 ในห้องเก็บยา Y
FA SD Smoke Detector  No.561 1 SD-D-1-23 D 1 ในห้องเก็บยา Y
FA SD Smoke Detector  No.562 1 SD-D-1-24 D 1 ในห้องเก็บยา Y
FA SD Smoke Detector  No.563 1 SD-D-1-25 D 1 ในห้องเก็บยา Y
FA SD Smoke Detector  No.564 1 SD-D-1-26 D 1 ในห้องเก็บยา Y
FA SD Smoke Detector  No.565 1 SD-D-1-27 D 1 ในห้องเก็บขยะ Y
FA SD Smoke Detector  No.566 1 SD-D-1-28 D 1 ในห้องเก็บขยะ Y
FA SD Smoke Detector  No.567 1 SD-D-1-29 D 1 ในห้องเก็บขยะ Y
FA SD Smoke Detector  No.568 1 SD-D-1-30 D 1 ในห้องเก็บขยะ Y
FA SD Smoke Detector  No.569 1 SD-D-1-31 D 1 ทางเดินหนา้ห้องซกัรีด Y
FA SD Smoke Detector  No.570 1 SD-D-1-32 D 1 ทางเดินหนา้ห้อง Medical Gas Y
FA SD Smoke Detector  No.571 1 SD-D-1-33 D 1 ลานจอดรถจกัรยานยนต์ Y
FA SD Smoke Detector  No.572 1 SD-D-1-34 D 1 ลานจอดรถจกัรยานยนต์ Y
FA SD Smoke Detector  No.573 1 SD-D-1-35 D 1 ลานจอดรถจกัรยานยนต์ Y
FA SD Smoke Detector  No.574 1 SD-D-1-36 D 1 ลานจอดรถจกัรยานยนต์ Y
FA SD Smoke Detector  No.575 1 SD-D-1-37 D 1 ลานจอดรถจกัรยานยนต์ Y
FA SD Smoke Detector  No.576 1 SD-D-1-38 D 1 ลานจอดรถจกัรยานยนต์ Y
FA SD Smoke Detector  No.577 1 SD-D-1-39 D 1 ทางเดินหนา้ห้องเก็บของ Y
FA SD Smoke Detector  No.578 1 SD-D-1-40 D 1 ในห้องเก็บของ Y
FA SD Smoke Detector  No.579 1 SD-D-1-41 D 1 ในห้องเก็บของ Y
FA SD Smoke Detector  No.580 1 SD-D-1-42 D 1 ทางเดินหนา้ห้องเก็บของ Y
FA SD Smoke Detector  No.581 1 SD-D-1-43 D 1 ในห้องเก็บของ Y
FA SD Smoke Detector  No.582 1 SD-D-1-44 D 1 ในห้องเก็บของ Y
FA SD Smoke Detector  No.583 1 SD-D-1-45 D 1 หนา้ห้องCCTV Y
FA SD Smoke Detector  No.584 1 SD-D-1-46 D 1 ในห้องCCTV Y
FA SD Smoke Detector  No.585 1 SD-D-1-47 D 1 ในห้อง Body Y
FA SD Smoke Detector  No.586 1 SD-D-1-48 D 1 ในห้องท าพิธี Y
FA SD Smoke Detector  No.587 1 SD-D-1-49 D 1 ทางเดินออกขา้งห้องท าพิธี Y
FA SD Smoke Detector  No.588 1 SD-D-2-01 D 2 บนัได ST-1ลานจอดรถ Y
FA SD Smoke Detector  No.589 1 SD-D-2-02 D 2 ในห้องขา้งลิฟท์ Y
FA SD Smoke Detector  No.590 1 SD-D-3-01 D 3 ทางลงบนัได ST-1 ชั้น 3A Y
FA SD Smoke Detector  No.591 1 SD-D-3-02 D 3 ในห้องขา้งลิฟท ์3A Y
FA SD Smoke Detector  No.592 1 SD-D-4-01 D 4 ทางลงบนัได ST-1 ชั้น 4A Y
FA SD Smoke Detector  No.593 1 SD-D-4-02 D 4 ในห้องขา้งลิฟท ์4A Y
FA SD Smoke Detector  No.594 1 SD-D-5-01 D 5 ทางลงบนัได ST-1 ชั้น 5A Y
FA SD Smoke Detector  No.595 1 SD-D-5-02 D 5 ในห้องขา้งลิฟท ์5A Y
FA SD Smoke Detector  No.596 1 SD-D-6-01 D 6 ทางลงบนัได ST-1 ชั้น 6A Y
FA SD Smoke Detector  No.597 1 SD-D-6-02 D 6 ในห้องขา้งลิฟท ์6A Y
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FA SD Smoke Detector  No.598 1 SD-D-7-01 D 7 ทางลงบนัได ST-1 ชั้น 7A Y
FA SD Smoke Detector  No.599 1 SD-D-7-02 D 7 ในห้องขา้งลิฟท ์7A Y
FA SD Smoke Detector  No.600 1 SD-D-8-01 D 8 ทางลงบนัได ST-1 ชั้น 8A Y
FA SD Smoke Detector  No.601 1 SD-D-8-02 D 8 ในห้องขา้งลิฟท ์8A Y
FA SD Smoke Detector  No.602 1 SD-D-9-01 D 9 ห้องลิฟทอ์าคารจอดรถ Y
FA SD Smoke Detector  No.603 1 SD-C-1-01 C 1 หนา้บนัได ST-3 Y
FA SD Smoke Detector  No.604 1 SD-C-1-02 C 1 ในบนัได ST-3 Y
FA SD Smoke Detector  No.605 1 SD-C-1-03 C 1 หนา้บนัไดเล่ือน Y
FA SD Smoke Detector  No.606 1 SD-C-1-04 C 1 โถงหนา้การเงิน Y
FA SD Smoke Detector  No.607 1 SD-C-1-05 C 1 หนา้ประชาสมัพนัธ์ Y
FA SD Smoke Detector  No.608 1 SD-C-1-06 C 1 ทางเดินไป stabacks Y
FA SD Smoke Detector  No.609 1 SD-C-1-07 C 1 โถงหนา้การเงิน Y
FA SD Smoke Detector  No.610 1 SD-C-1-08 C 1 โถงขา้งลิฟท์ Y
FA SD Smoke Detector  No.611 1 SD-C-1-09 C 1 โถงหนา้ห้องเจา้หนา้ท่ี Y
FA SD Smoke Detector  No.612 1 SD-C-1-10 C 1 โถงอายรุกรรม Y
FA SD Smoke Detector  No.613 1 SD-C-1-11 C 1 ในห้องเจา้หนา้ท่ี Y
FA SD Smoke Detector  No.614 1 SD-C-1-12 C 1 ในห้องเจา้หนา้ท่ี Y
FA SD Smoke Detector  No.615 1 SD-C-1-13 C 1 หนา้ประตูทางเช่ือม Y
FA SD Smoke Detector  No.616 1 SD-C-1-14 C 1 โถงพกัคอยอายรุกรรม Y
FA SD Smoke Detector  No.617 1 SD-C-1-15 C 1 โถงพกัคอยอายรุกรรม Y
FA SD Smoke Detector  No.618 1 SD-C-1-16 C 1 โถงพกัคอยอายรุกรรม Y
FA SD Smoke Detector  No.619 1 SD-C-1-17 C 1 ในห้องเจาะเลือด Y
FA SD Smoke Detector  No.620 1 SD-C-1-18 C 1 ในห้องเจาะเลือด Y
FA SD Smoke Detector  No.621 1 SD-C-1-19 C 1 เคาทเ์ตอร์อายรุกรรม Y
FA SD Smoke Detector  No.622 1 SD-C-1-20 C 1 ในห้องยา Y
FA SD Smoke Detector  No.623 1 SD-C-1-21 C 1 ในห้องยา Y
FA SD Smoke Detector  No.624 1 SD-C-1-22 C 1 ในห้องยา Y
FA SD Smoke Detector  No.625 1 SD-C-1-23 C 1 ในห้องยา Y
FA SD Smoke Detector  No.626 1 SD-C-1-24 C 1 ในห้องการเงิน Y
FA SD Smoke Detector  No.627 1 SD-C-1-25 C 1 ในห้องการเงิน Y
FA SD Smoke Detector  No.628 1 SD-C-1-26 C 1 ในห้องการเงิน Y
FA SD Smoke Detector  No.629 1 SD-C-1-27 C 1 ในห้องการเงิน Y
FA SD Smoke Detector  No.630 1 SD-C-1-28 C 1 ห้องตรวจ 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.631 1 SD-C-1-29 C 1 ห้องตรวจ 4 Y
FA SD Smoke Detector  No.632 1 SD-C-1-30 C 1 ห้องตรวจ 5 Y
FA SD Smoke Detector  No.633 1 SD-C-1-31 C 1 ห้องตรวจ 6 Y
FA SD Smoke Detector  No.634 1 SD-C-1-32 C 1 ห้องให้สุขศึกษา Y
FA SD Smoke Detector  No.635 1 SD-C-1-33 C 1 ทางเดินหนา้ห้องให้สุขศึกษา Y
FA SD Smoke Detector  No.636 1 SD-C-1-34 C 1 ห้องตรวจ 7 Y
FA SD Smoke Detector  No.637 1 SD-C-1-35 C 1 ห้องตรวจ 8 Y
FA SD Smoke Detector  No.638 1 SD-C-1-36 C 1 ห้องตรวจ 9 Y
FA SD Smoke Detector  No.639 1 SD-C-1-37 C 1 ห้องตรวจ 9 Y
FA SD Smoke Detector  No.640 1 SD-C-1-38 C 1 ห้องตรวจ 12 Y
FA SD Smoke Detector  No.641 1 SD-C-1-39 C 1 ห้องตรวจ 14 Y
FA SD Smoke Detector  No.642 1 SD-C-1-40 C 1 หนา้ห้องตรวจ 12 Y
FA SD Smoke Detector  No.643 1 SD-C-1-41 C 1 ห้องตรวจ 10 Y
FA SD Smoke Detector  No.644 1 SD-C-1-42 C 1 ห้องตรวจ 11 Y
FA SD Smoke Detector  No.645 1 SD-C-1-43 C 1 ห้องตรวจ 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.646 1 SD-C-1-44 C 1 ห้องตรวจ 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.647 1 SD-C-1-45 C 1 หนา้ห้องตรวจ 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.648 1 SD-C-1-46 C 1 ห้องหตัถการ 3 Cadio Y
FA SD Smoke Detector  No.649 1 SD-C-1-47 C 1 ห้องตรวจ 20 Cadio Y
FA SD Smoke Detector  No.650 1 SD-C-1-48 C 1 ห้องตรวจ 20 Cadio Y
FA SD Smoke Detector  No.651 1 SD-C-1-49 C 1 ห้องตรวจ 19 Cadio Y
FA SD Smoke Detector  No.652 1 SD-C-1-50 C 1 ห้องตรวจ 18 Cadio Y
FA SD Smoke Detector  No.653 1 SD-C-1-51 C 1 ห้องตรวจ 18 Cadio Y
FA SD Smoke Detector  No.654 1 SD-C-1-52 C 1 โถงพกั Cadio Y
FA SD Smoke Detector  No.655 1 SD-C-1-53 C 1 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี Cadio Y
FA SD Smoke Detector  No.656 1 SD-C-1-54 C 1 ห้องตรวจ 17 Y
FA SD Smoke Detector  No.657 1 SD-C-1-55 C 1 ห้องตรวจ 16 Y
FA SD Smoke Detector  No.658 1 SD-C-1-56 C 1 ห้องตรวจ 15 Y
FA SD Smoke Detector  No.659 1 SD-C-1-57 C 1 ห้องหตัถการ 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.660 1 SD-C-1-58 C 1 ห้องหตัถการ 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.661 1 SD-C-1-59 C 1 ห้องสงัเกตุการ Y

49 ภาคผนวก ค. หน้า 49



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
8224

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY PLAN  2026

ENGINEERING EQUIPMENT LIST
LOCATION PM MASTER PLAN

 AT SITE ….………SSH……………

AMOUNT (Set) REMARKSystem Sub CODE BUILDING FLOOR AREA Risk

FA SD Smoke Detector  No.662 1 SD-C-1-60 C 1 ห้องผา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.663 1 SD-C-1-61 C 1 ห้องผา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.664 1 SD-C-1-62 C 1 หนา้ห้องหตัถการ 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.665 1 SD-C-1-63 C 1 หนา้ห้องผา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.666 1 SD-C-1-64 C 1 ในโถงบนัได ST-2 Y
FA SD Smoke Detector  No.667 1 SD-C-1-65 C 1 ทางเดินหนา้ Stabucks Y
FA SD Smoke Detector  No.668 1 SD-C-1-66 C 1 ร้าน Stabucks Y
FA SD Smoke Detector  No.669 1 SD-C-1-67 C 1 ร้าน Stabucks Y
FA SD Smoke Detector  No.670 1 SD-C-1-68 C 1 S&P Y
FA SD Smoke Detector  No.671 1 SD-C-1-69 C 1 S&P Y
FA SD Smoke Detector  No.672 1 SD-C-1-70 C 1 S&P Y
FA SD Smoke Detector  No.673 1 SD-C-1-71 C 1 หนา้ร้าน S&P Y
FA SD Smoke Detector  No.674 1 SD-C-1-72 C 1 หนา้ร้าน S&P Y
FA SD Smoke Detector  No.675 1 SD-C-1-73 C 1 หนา้ลิฟทลู์กคา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.676 1 SD-C-1-74 C 1 ในห้องไฟชั้น 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.677 1 SD-C-1-75 C 1 หนา้ลิฟทลู์กคา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.678 1 SD-C-1-76 C 1 หนา้ลิฟท ์Fire Man Y
FA SD Smoke Detector  No.679 1 SD-C-1-77 C 1 โถงทางเขา้ลิฟท ์Fire Man Y
FA SD Smoke Detector  No.680 1 SD-C-1-78 C 1 Family Mart Y
FA SD Smoke Detector  No.681 1 SD-C-1-79 C 1 Family Mart Y
FA SD Smoke Detector  No.682 1 SD-C-1-80 C 1 Family Mart Y
FA SD Smoke Detector  No.683 1 SD-C-1-81 C 1 Family Mart Y
FA SD Smoke Detector  No.684 1 SD-C-1-82 C 1 ห้องหนา้ลิฟท ์Japan Y
FA SD Smoke Detector  No.685 1 SD-C-1-83 C 1 ห้องหนา้ลิฟท ์Japan Y
FA SD Smoke Detector  No.686 1 SD-C-1-84 C 1 โถงหนา้ลิฟท ์Japan Y
FA SD Smoke Detector  No.687 1 SD-C-1-85 C 1 หนา้ลิฟท ์Japan Y
FA SD Smoke Detector  No.688 1 SD-C-1-86 C 1 ห้องหนา้โถงเขา้ลิฟท ์Japan Y
FA SD Smoke Detector  No.689 1 SD-C-1-87 C 1 โถงเขา้ลิฟท ์Japan Y
FA SD Smoke Detector  No.690 1 SD-C-1-88 C 1 ทางเดินหนา้ร้าน Anntie Anne's Y
FA SD Smoke Detector  No.691 1 SD-C-1-89 C 1 หนา้ร้าน OOTOYA Y
FA SD Smoke Detector  No.692 1 SD-C-1-90 C 1 ในร้านAnntie Anne's Y
FA SD Smoke Detector  No.693 1 SD-C-1-91 C 1 ในร้าน OOTOYA Y
FA SD Smoke Detector  No.694 1 SD-C-1-92 C 1 ในร้าน OOTOYA Y
FA SD Smoke Detector  No.695 1 SD-C-1-93 C 1 ในร้าน OOTOYA Y
FA SD Smoke Detector  No.696 1 SD-C-1-94 C 1 ในร้าน OOTOYA Y
FA SD Smoke Detector  No.697 1 SD-C-1-95 C 1 ในร้าน OOTOYA Y
FA SD Smoke Detector  No.698 1 SD-C-1-96 C 1 ในร้าน OOTOYA Y
FA SD Smoke Detector  No.699 1 SD-C-1-97 C 1 ทางเดินหนา้ห้องน ้าร้านคา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.700 1 SD-C-1-98 C 1 ในห้องน ้าร้านคา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.701 1 SD-C-2-01 C 2 หนา้บนัได ST-3 Y
FA SD Smoke Detector  No.702 1 SD-C-2-02 C 2 หนา้บนัไดเล่ือน Y
FA SD Smoke Detector  No.703 1 SD-C-2-03 C 2 โถงหนา้การเงิน Y
FA SD Smoke Detector  No.704 1 SD-C-2-04 C 2 โถงหนา้ห้องยา Y
FA SD Smoke Detector  No.705 1 SD-C-2-05 C 2 ทางเดินขา้งการเงิน Y
FA SD Smoke Detector  No.706 1 SD-C-2-06 C 2 ทางเดินหนา้ห้อง C2-1 Y
FA SD Smoke Detector  No.707 1 SD-C-2-07 C 2 ในห้องการเงิน   Y
FA SD Smoke Detector  No.708 1 SD-C-2-08 C 2 ในห้องการเงิน   Y
FA SD Smoke Detector  No.709 1 SD-C-2-09 C 2 ในห้องการเงิน   Y
FA SD Smoke Detector  No.710 1 SD-C-2-10 C 2 ในห้องยา Y
FA SD Smoke Detector  No.711 1 SD-C-2-11 C 2 ในห้องยา Y
FA SD Smoke Detector  No.712 1 SD-C-2-12 C 2 ในห้องยา Y
FA SD Smoke Detector  No.713 1 SD-C-2-13 C 2 ทางเดินหนา้ห้อง C2-2 Y
FA SD Smoke Detector  No.714 1 SD-C-2-14 C 2 ทางเดินหนา้ห้อง C2-2 Y
FA SD Smoke Detector  No.715 1 SD-C-2-15 C 2 ในห้อง C2-2 Y
FA SD Smoke Detector  No.716 1 SD-C-2-16 C 2 โถงพกัศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.717 1 SD-C-2-17 C 2 โถงพกัศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.718 1 SD-C-2-18 C 2 หนา้เคาทศ์ูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.719 1 SD-C-2-19 C 2 เคาทเ์ตอร์ศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.720 1 SD-C-2-20 C 2 ห้องสงัเกตุการศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.721 1 SD-C-2-21 C 2 ห้องหตัถการ Y
FA SD Smoke Detector  No.722 1 SD-C-2-22 C 2 ห้องอลัตร้าซาว 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.723 1 SD-C-2-23 C 2 ห้องอลัตร้าซาว 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.724 1 SD-C-2-24 C 2 ห้องชวนฝัน Y
FA SD Smoke Detector  No.725 1 SD-C-2-25 C 2 หนา้ห้องอลัตร้าซาว 2 Y
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FA SD Smoke Detector  No.726 1 SD-C-2-26 C 2 ห้องอลัตร้าซาว 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.727 1 SD-C-2-27 C 2 ห้องหตัถการ 2 ศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.728 1 SD-C-2-28 C 2 ห้องตรวจ 7 ศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.729 1 SD-C-2-29 C 2 ห้องตรวจ 7 ศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.730 1 SD-C-2-30 C 2 หนา้ห้องตรวจ 5 ศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.731 1 SD-C-2-31 C 2 หนา้ห้องตรวจ 2 ศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.732 1 SD-C-2-32 C 2 ในห้องตรวจ 1 ศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.733 1 SD-C-2-33 C 2 ในห้องตรวจ 1 ศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.734 1 SD-C-2-34 C 2 ในห้องตรวจ 2 ศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.735 1 SD-C-2-35 C 2 ในห้องตรวจ 2 ศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.736 1 SD-C-2-36 C 2 ในห้องตรวจ 3 ศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.737 1 SD-C-2-37 C 2 ในห้องตรวจ 3 ศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.738 1 SD-C-2-38 C 2 ในห้องตรวจ 4 ศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.739 1 SD-C-2-39 C 2 ในห้องตรวจ 4 ศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.740 1 SD-C-2-40 C 2 ในห้องตรวจ 5 ศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.741 1 SD-C-2-41 C 2 ในห้องตรวจ 5 ศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.742 1 SD-C-2-42 C 2 ในห้องตรวจ 6 ศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.743 1 SD-C-2-43 C 2 ในห้องตรวจ 6 ศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.744 1 SD-C-2-44 C 2 ห้องน ้าในศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.745 1 SD-C-2-45 C 2 หนา้ห้องให้นมบุตร Y
FA SD Smoke Detector  No.746 1 SD-C-2-46 C 2 ห้องให้นมบุตร Y
FA SD Smoke Detector  No.747 1 SD-C-2-47 C 2 ห้องเจา้หนา้ท่ีศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA SD Smoke Detector  No.748 1 SD-C-2-48 C 2 โถงหนา้ลิฟท ์Fire Man Y
FA SD Smoke Detector  No.749 1 SD-C-2-49 C 2 โถงหนา้ลิฟท ์Fire Man Y
FA SD Smoke Detector  No.750 1 SD-C-2-50 C 2 หนา้ลิฟท ์Fire Man Y
FA SD Smoke Detector  No.751 1 SD-C-2-51 C 2 หนา้ห้องไฟฟ้าชั้น2 Y
FA SD Smoke Detector  No.752 1 SD-C-2-52 C 2 ในห้องไฟฟ้าชั้น2 Y
FA SD Smoke Detector  No.753 1 SD-C-2-53 C 2 หนา้ลิฟทลู์กคา้ชั้น2 Y
FA SD Smoke Detector  No.754 1 SD-C-2-54 C 2 ขา้งบนัไดเล่ือนชั้น2 Y
FA SD Smoke Detector  No.755 1 SD-C-2-55 C 2 ขา้งบนัไดเล่ือนชั้น2 Y
FA SD Smoke Detector  No.756 1 SD-C-2-56 C 2 หนา้ห้องน ้าหญิงชั้น2 Y
FA SD Smoke Detector  No.757 1 SD-C-2-57 C 2 หนา้ห้องน ้าหญิงชั้น2 Y
FA SD Smoke Detector  No.758 1 SD-C-2-58 C 2 โถงเด็กวคัซีน Y
FA SD Smoke Detector  No.759 1 SD-C-2-59 C 2 โถงเด็กวคัซีน Y
FA SD Smoke Detector  No.760 1 SD-C-2-60 C 2 ห้องตรวจพฒันาการ Y
FA SD Smoke Detector  No.761 1 SD-C-2-61 C 2 เคาทเ์ตอร์วคัซีนเด็ก Y
FA SD Smoke Detector  No.762 1 SD-C-2-62 C 2 เคาทเ์ตอร์วคัซีนเด็ก Y
FA SD Smoke Detector  No.763 1 SD-C-2-63 C 2 โถงวคัซีนเด็ก Y
FA SD Smoke Detector  No.764 1 SD-C-2-64 C 2 ห้องเจา้หนา้ท่ีวคัซีนเด็ก Y
FA SD Smoke Detector  No.765 1 SD-C-2-65 C 2 หนา้ห้องตรวจ2วคัซีนเด็ก Y
FA SD Smoke Detector  No.766 1 SD-C-2-66 C 2 หนา้ห้องตรวจ4วคัซีนเด็ก Y
FA SD Smoke Detector  No.767 1 SD-C-2-67 C 2 ห้องตรวจ 1 วคัซีนเด็ก Y
FA SD Smoke Detector  No.768 1 SD-C-2-68 C 2 ห้องตรวจ 2 วคัซีนเด็ก Y
FA SD Smoke Detector  No.769 1 SD-C-2-69 C 2 ห้องตรวจ 3 วคัซีนเด็ก Y
FA SD Smoke Detector  No.770 1 SD-C-2-70 C 2 ห้องตรวจ 4 วคัซีนเด็ก Y
FA SD Smoke Detector  No.771 1 SD-C-2-71 C 2 ห้องตรวจ 5 วคัซีนเด็ก Y
FA SD Smoke Detector  No.772 1 SD-C-2-72 C 2 ห้องตรวจ 5 วคัซีนเด็ก Y
FA SD Smoke Detector  No.773 1 SD-C-2-73 C 2 โถงเด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.774 1 SD-C-2-74 C 2 ทางเดินในเด็กแผนกภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.775 1 SD-C-2-75 C 2 ทางเดินในเด็กแผนกภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.776 1 SD-C-2-76 C 2 ห้องตรวจ 4 ภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.777 1 SD-C-2-77 C 2 ห้องตรวจ 3 ภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.778 1 SD-C-2-78 C 2 ห้องตรวจ 2 ภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.779 1 SD-C-2-79 C 2 ห้องตรวจ 1 ภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.780 1 SD-C-2-80 C 2 หนา้ห้องตรวจ 1 ภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.781 1 SD-C-2-81 C 2 หตัถการ1 เด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.782 1 SD-C-2-82 C 2 หตัถการ2 เด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.783 1 SD-C-2-83 C 2 หตัถการ3 เด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.784 1 SD-C-2-84 C 2 โถงทางเขา้เด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.785 1 SD-C-2-85 C 2 โถงทางเขา้เด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.786 1 SD-C-2-86 C 2 โถงทางเขา้เด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.787 1 SD-C-2-87 C 2 โถงทางเขา้เด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.788 1 SD-C-2-88 C 2 ทางเดินหนา้ห้องพน่ยา Y
FA SD Smoke Detector  No.789 1 SD-C-2-89 C 2 เคาทเ์ตอร์เด็กภูมิแพ้ Y
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FA SD Smoke Detector  No.790 1 SD-C-2-90 C 2 ห้องพน่ยา1 Y
FA SD Smoke Detector  No.791 1 SD-C-2-91 C 2 ห้องพน่ยา2 Y
FA SD Smoke Detector  No.792 1 SD-C-2-92 C 2 ห้องพน่ยา3 Y
FA SD Smoke Detector  No.793 1 SD-C-2-93 C 2 ห้องให้นมบุตร1เด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.794 1 SD-C-2-94 C 2 ห้องให้นมบุตร2เด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.795 1 SD-C-2-95 C 2 โถงพกัหนา้ห้องภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.796 1 SD-C-2-96 C 2 โถงพกัหนา้ห้องภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.797 1 SD-C-2-97 C 2 หนา้ห้องน ้าเด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.798 1 SD-C-2-98 C 2 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ1ภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.799 1 SD-C-2-99 C 2 ห้องตรวจ1ภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.800 1 SD-C-2-100 C 2 ห้องตรวจ2ภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.801 1 SD-C-2-101 C 2 ห้องตรวจ3ภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.802 1 SD-C-2-102 C 2 ห้องตรวจ4ภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.803 1 SD-C-2-103 C 2 ห้องตรวจ5ภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.804 1 SD-C-2-104 C 2 ห้องตรวจ6ภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.805 1 SD-C-2-105 C 2 หนา้ห้องตรวจ6เด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.806 1 SD-C-2-106 C 2 หนา้ห้องตรวจ7เด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.807 1 SD-C-2-107 C 2 หนา้ห้องตรวจ8เด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.808 1 SD-C-2-108 C 2 หนา้ห้องตรวจ9เด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.809 1 SD-C-2-109 C 2 หนา้ห้องตรวจ3เด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.810 1 SD-C-2-110 C 2 ห้องตรวจ10 เด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.811 1 SD-C-2-111 C 2 ห้องตรวจ11 เด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.812 1 SD-C-2-112 C 2 ห้องตรวจ12 เด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.813 1 SD-C-2-113 C 2 ห้องตรวจ14 เด็กภูมิแพ้ Y
FA SD Smoke Detector  No.814 1 SD-C-3-001 C 3 ห้อง CONSULT Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.815 1 SD-C-3-002 C 3 WAITING ROOM 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.816 1 SD-C-3-003 C 3 WAITING ROOM 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.817 1 SD-C-3-004 C 3 ห้องส่งอาหาร Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.818 1 SD-C-3-005 C 3 WAITING ROOM 3 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.819 1 SD-C-3-006 C 3 STAFF LOUNGE Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.820 1 SD-C-3-007 C 3 เปล่ียนรองเทา้ และ เส้ือคลุม Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.821 1 SD-C-3-008 C 3 โถง STAFF ON CALL Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.822 1 SD-C-3-009 C 3 ห้อง STAFF ON CALL 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.823 1 SD-C-3-010 C 3 โถง STAFF ON CALL Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.824 1 SD-C-3-011 C 3 ห้อง STAFF ON CALL 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.825 1 SD-C-3-012 C 3 ห้อง DAY SURGERY Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.826 1 SD-C-3-013 C 3 ห้อง DR.ON CALL 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.827 1 SD-C-3-014 C 3 ห้อง DR.ON CALL 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.828 1 SD-C-3-015 C 3 ห้อง DR.ON CALL 3 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.829 1 SD-C-3-016 C 3 ห้องเก็บของ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.830 1 SD-C-3-017 C 3 ห้องแม่บา้น Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.831 1 SD-C-3-018 C 3 ห้องตรวจ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.832 1 SD-C-3-019 C 3 โถงทางเดิน หนา้ห้องเก็บของ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.833 1 SD-C-3-020 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้อง DR.ON CALL Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.834 1 SD-C-3-021 C 3 โถงทางเดิน ขา้งห้องเก็บของ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.835 1 SD-C-3-022 C 3 โถงทางเดิน หนา้ห้อง NURSE 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.836 1 SD-C-3-023 C 3 ห้อง NURSE 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.837 1 SD-C-3-024 C 3 โถงทางเดิน หนา้ห้อง NURSE 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.838 1 SD-C-3-025 C 3 ห้อง NURSE 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.839 1 SD-C-3-026 C 3 โถงทางเดิน หนา้ห้อง NURSE 3 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.840 1 SD-C-3-027 C 3 ห้อง NURSE 3 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.841 1 SD-C-3-028 C 3 โถงทางเดิน หนา้ห้อง NURSE 4 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.842 1 SD-C-3-029 C 3 ห้อง NURSE 4 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.843 1 SD-C-3-030 C 3 โถงทางเดิน หนา้ห้อง NURSE 5 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.844 1 SD-C-3-031 C 3 โถงทางเดิน หนา้ห้องผ่าตดั 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.845 1 SD-C-3-032 C 3 โถงทางเดิน หนา้ห้องผ่าตดั 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.846 1 SD-C-3-033 C 3 โถงทางเดินขา้งลิฟต ์หลงัห้องผ่าตดั 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.847 1 SD-C-3-034 C 3 โถงทางเดินขา้งลิฟต ์หลงัห้องผ่าตดั 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.848 1 SD-C-3-035 C 3 โถงทางเดินขา้งลิฟต ์หลงัห้องผ่าตดั 3 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.849 1 SD-C-3-036 C 3 โถงทางเดินขา้งลิฟต ์หลงัห้องผ่าตดั 4 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.850 1 SD-C-3-037 C 3 โถงทางเดินขา้งลิฟต ์หลงัห้องผ่าตดั 5 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.851 1 SD-C-3-038 C 3 โถงทางเดินขา้งลิฟต ์หลงัห้องผ่าตดั 6 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.852 1 SD-C-3-039 C 3 โถงทางเดินขา้งลิฟต ์หลงัห้องผ่าตดั 7 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.853 1 SD-C-3-040 C 3 โถงทางเดินหลงัห้องจุดรับเด็ก 1 Y ADD
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FA SD Smoke Detector  No.854 1 SD-C-3-041 C 3 โถงทางเดินหลงัห้องจุดรับเด็ก 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.855 1 SD-C-3-042 C 3 โถงทางเดินหลงัห้องจุดรับเด็ก 3 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.856 1 SD-C-3-043 C 3 โถงทางเดินหลงัห้อง STAFF LOUNGE Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.857 1 SD-C-3-044 C 3 โถงทางเดินส่งอาหาร 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.858 1 SD-C-3-045 C 3 โถงทางเดินส่งอาหาร 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.859 1 SD-C-3-046 C 3 โถงทางเดินส่งอาหาร 3 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.860 1 SD-C-3-047 C 3 โถงทางเดินส่งอาหาร 4 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.861 1 SD-C-3-048 C 3 โถงทางเดินขา้งห้อง NURSERY Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.862 1 SD-C-3-049 C 3 โถงทางเดินส่วนกลาง 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.863 1 SD-C-3-050 C 3 โถงทางเดินส่วนกลาง 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.864 1 SD-C-3-051 C 3 โถงทางเดินส่วนกลาง 3 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.865 1 SD-C-3-052 C 3 โถงทางเดินส่วนกลาง 4 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.866 1 SD-C-3-053 C 3 โถงทางเดินส่วนกลาง ขา้งลิฟต ์5 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.867 1 SD-C-3-054 C 3 ในห้องคลอด NURSERY 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.868 1 SD-C-3-055 C 3 ในห้องคลอด NURSERY 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.869 1 SD-C-3-056 C 3 ห้อง BREAST FEEDING Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.870 1 SD-C-3-057 C 3 ห้อง EXAM Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.871 1 SD-C-3-058 C 3 ห้อง CSG Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.872 1 SD-C-3-059 C 3 ห้อง SNB 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.873 1 SD-C-3-060 C 3 ห้อง SNB 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.874 1 SD-C-3-061 C 3 ห้อง NICU 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.875 1 SD-C-3-062 C 3 ห้อง NICU 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.876 1 SD-C-3-063 C 3 ห้อง NICU 3 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.877 1 SD-C-3-064 C 3 โถงทางเดิน OB.LDR Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.878 1 SD-C-3-065 C 3 ห้อง DR.ON CALL Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.879 1 SD-C-3-066 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้อง DR.ON CALL Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.880 1 SD-C-3-067 C 3 ห้อง STAFF LOUNGE Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.881 1 SD-C-3-068 C 3 ห้องทิง้ผา้ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.882 1 SD-C-3-069 C 3 ห้องจุดรับเด็ก 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.883 1 SD-C-3-070 C 3 ห้อง NICU 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.884 1 SD-C-3-071 C 3 โถงทางเขา้ห้อง จุดเก็บนม Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.885 1 SD-C-3-072 C 3 ห้อง NICU 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.886 1 SD-C-3-073 C 3 ห้องเปล่ียนผา้ ขา้ง NICU 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.887 1 SD-C-3-074 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้อง CL-1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.888 1 SD-C-3-075 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้อง CL-1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.889 1 SD-C-3-076 C 3 ห้อง HN. Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.890 1 SD-C-3-077 C 3 ห้องเก็บผา้สะอาด Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.891 1 SD-C-3-078 C 3 ห้อง EQUIPMENT NURSERY Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.892 1 SD-C-3-079 C 3 โถงทางเดินหลงัห้อง NICU Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.893 1 SD-C-3-080 C 3 ห้อง EQUIPMENT OB. Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.894 1 SD-C-3-081 C 3 ห้อง STERILE LDR. Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.895 1 SD-C-3-082 C 3 โถงทางเดิน OB.LDR 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.896 1 SD-C-3-083 C 3 โถงทางเดิน OB.LDR 3 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.897 1 SD-C-3-084 C 3 ห้องจุดรับเด็ก 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.898 1 SD-C-3-085 C 3 ห้องทิง้ผา้ 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.899 1 SD-C-3-086 C 3 ห้องจุดรับเด็ก 3 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.900 1 SD-C-3-087 C 3 ห้องทิง้ผา้ 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.901 1 SD-C-3-088 C 3 ห้องจุดรับเด็ก 4 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.902 1 SD-C-3-089 C 3 ห้องทิง้ผา้ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.903 1 SD-C-3-090 C 3 จุดเปล่ียนเตียง Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.904 1 SD-C-3-091 C 3 ห้อง STERILE STORAGE ตวัท่ี 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.905 1 SD-C-3-092 C 3 ห้อง STERILE STORAGE ตวัท่ี 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.906 1 SD-C-3-093 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้องจุดเปล่ียนเตียง ตวัท่ี 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.907 1 SD-C-3-094 C 3 ห้องเก็บเวชภณัฑ์ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.908 1 SD-C-3-095 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้องจุดเปล่ียนเตียง ตวัท่ี 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.909 1 SD-C-3-096 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้องจุดเปล่ียนเตียง ตวัท่ี 3 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.910 1 SD-C-3-097 C 3 ห้อง EQUIPMENT 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.911 1 SD-C-3-098 C 3 ห้อง EQUIPMENT 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.912 1 SD-C-3-099 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้อง EQUIPMENT ตวัท่ี 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.913 1 SD-C-3-100 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้อง EQUIPMENT ตวัท่ี 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.914 1 SD-C-3-101 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้อง EQUIPMENT ตวัท่ี 3 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.915 1 SD-C-3-102 C 3 หนา้เคาเตอร์ NURSE Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.916 1 SD-C-3-103 C 3 ห้องเก็บของ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.917 1 SD-C-3-104 C 3 ห้อง ANES Y ADD
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FA SD Smoke Detector  No.918 1 SD-C-3-105 C 3 ห้อง LINEN STO. Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.919 1 SD-C-3-106 C 3 ห้อง LOBBY Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.920 1 SD-C-3-107 C 3 โถงทางเดินหนา้ประตูชาร์ปน ้า Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.921 1 SD-C-3-108 C 3 ห้องไฟฟ้าก าลงัและห้องไฟฟส่ือสาร Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.922 1 SD-C-3-109 C 3 โถงทางเดินหนา้ลิฟต ์ตวัท่ี 1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.923 1 SD-C-3-110 C 3 โถงทางเดินหนา้ลิฟต ์ตวัท่ี 2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.924 1 SD-C-4-01 C 4 ห้องเคร่ืองเทปูน (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.925 1 SD-C-4-02 C 4 ห้องหวัหนา้ดา้นหลงั (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.926 1 SD-C-4-03 C 4 ห้องเก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือ (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.927 1 SD-C-4-04 C 4 ห้องแพก็ (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.928 1 SD-C-4-05 C 4 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.929 1 SD-C-4-06 C 4 ทางเดินหนา้ห้อง X-Ray 2 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.930 1 SD-C-4-07 C 4 ในห้อง X-Ray1 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.931 1 SD-C-4-08 C 4 Miner Surgery 1 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.932 1 SD-C-4-09 C 4 Miner Surgery 2 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.933 1 SD-C-4-10 C 4 ห้องเก็บอุปกรณ์ (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.934 1 SD-C-4-11 C 4 X-Ray1 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.935 1 SD-C-4-12 C 4 X-Ray1 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.936 1 SD-C-4-13 C 4 ห้องตรวจ12 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.937 1 SD-C-4-14 C 4 ห้องตรวจ10 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.938 1 SD-C-4-15 C 4 ห้องตรวจ11 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.939 1 SD-C-4-16 C 4 ห้องเบรกพยาบาล (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.940 1 SD-C-4-17 C 4 ห้องตรวจ6 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.941 1 SD-C-4-18 C 4 Sterile Supply (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.942 1 SD-C-4-19 C 4 ห้องตรวจ5 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.943 1 SD-C-4-20 C 4 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ4 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.944 1 SD-C-4-21 C 4 ห้องตรวจ4 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.945 1 SD-C-4-22 C 4 ห้องตรวจ7 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.946 1 SD-C-4-23 C 4 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ3 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.947 1 SD-C-4-24 C 4 ห้องตรวจ3 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.948 1 SD-C-4-25 C 4 ห้องตรวจ8 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.949 1 SD-C-4-26 C 4 ห้องตรวจ2 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.950 1 SD-C-4-27 C 4 ห้องตรวจ9 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.951 1 SD-C-4-28 C 4 ห้องตรวจ1 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.952 1 SD-C-4-29 C 4 ทางเดินขา้งห้องตรวจ12 (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.953 1 SD-C-4-30 C 4 ทางเดินขา้งตูโ้ชวเ์คาทเ์ตอร์ (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.954 1 SD-C-4-31 C 4 หนา้เคาทเ์ตอร์พยาบาล (ทนัตกรรม) Y
FA SD Smoke Detector  No.955 1 SD-C-4-32 C 4 ห้องตรวจหวัใจ1 (Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.956 1 SD-C-4-33 C 4 ห้องตรวจหวัใจ2 (Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.957 1 SD-C-4-34 C 4 ห้องน ้าคนพิการ (Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.958 1 SD-C-4-35 C 4 ห้องพกัแพทย ์(Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.959 1 SD-C-4-36 C 4 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี Cadio Y
FA SD Smoke Detector  No.960 1 SD-C-4-37 C 4 ห้องตรวจ5 (Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.961 1 SD-C-4-38 C 4 ห้องตรวจ4(Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.962 1 SD-C-4-39 C 4 ห้องเปล่ียนผา้(Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.963 1 SD-C-4-40 C 4 ห้องอลัตร้าซาวดห์วัใจ2(Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.964 1 SD-C-4-41 C 4 ห้องอลัตร้าซาวดห์วัใจ1(Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.965 1 SD-C-4-42 C 4 ห้องตรวจ3(Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.966 1 SD-C-4-43 C 4 ห้องท าหตัถการ(Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.967 1 SD-C-4-44 C 4 ห้องตรวจ2(Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.968 1 SD-C-4-45 C 4 ห้องเก็บเคร่ืองมือ(Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.969 1 SD-C-4-46 C 4 ห้องตรวจ1(Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.970 1 SD-C-4-47 C 4 หนา้เคาทเ์ตอร์(Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.971 1 SD-C-4-48 C 4 ห้องตรวจวดัสญัญาณชีพ(Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.972 1 SD-C-4-49 C 4 ห้องพิมพผ์ลตรวจ(Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.973 1 SD-C-4-50 C 4 ห้องให้ค  าปรึกษา(Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.974 1 SD-C-4-51 C 4 โถงนัง่รอตรวจ(Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.975 1 SD-C-4-52 C 4 โถงนัง่รอตรวจ(Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.976 1 SD-C-4-53 C 4 ห้องประชุม(Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.977 1 SD-C-4-54 C 4 โถงนัง่รอตรวจ(Cadio) Y
FA SD Smoke Detector  No.978 1 SD-C-4-55 C 4 ห้องตรวจ4 (GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.979 1 SD-C-4-56 C 4 ห้องตรวจ3 (GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.980 1 SD-C-4-57 C 4 Treatment2(GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.981 1 SD-C-4-58 C 4 ห้องตรวจ2(GI ) Y
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FA SD Smoke Detector  No.982 1 SD-C-4-59 C 4 ห้องตรวจ1(GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.983 1 SD-C-4-60 C 4 หนา้ห้องตรวจ1(GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.984 1 SD-C-4-61 C 4 หนา้เคาทเ์ตอร์(GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.985 1 SD-C-4-62 C 4 ห้องวดัสญัญาณชีพจร(GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.986 1 SD-C-4-63 C 4 ห้องน ้าชาย(GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.987 1 SD-C-4-64 C 4 ห้องเตรียมล าไส1้(GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.988 1 SD-C-4-65 C 4 ทางเดินหนา้ประตูห้องส่องกลอ้ง(GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.989 1 SD-C-4-66 C 4 ห้องเตรียมล าไส2้(GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.990 1 SD-C-4-67 C 4 หนา้ห้องเก็บเคร่ืองมือ(GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.991 1 SD-C-4-68 C 4 ห้องส่งกลอ้ง1(GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.992 1 SD-C-4-69 C 4 ห้องเก็บเคร่ืองมือ(GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.993 1 SD-C-4-70 C 4 ห้องส่องกลอ้ง2(GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.994 1 SD-C-4-71 C 4 ทางเดินเขา้ห้องลา้งเคร่ืองมือ(GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.995 1 SD-C-4-72 C 4 ห้องเก็บของแผนกทางเดินอาหาร(GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.996 1 SD-C-4-73 C 4 ห้องน ้าพนกังานหญิง(GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.997 1 SD-C-4-74 C 4 ห้องพนกังานชาย(GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.998 1 SD-C-4-75 C 4 ห้องพกัเบรกพนกังาน(GI ) Y
FA SD Smoke Detector  No.999 1 SD-C-4-76 C 4 หนา้ลิฟท ์Japan Y
FA SD Smoke Detector  No.1000 1 SD-C-4-77 C 4 ห้องการเงินหนา้ลิฟท ์Japan Y
FA SD Smoke Detector  No.1001 1 SD-C-4-78 C 4 ห้อง IT Y
FA SD Smoke Detector  No.1002 1 SD-C-4-79 C 4 ห้อง IT Y
FA SD Smoke Detector  No.1003 1 SD-C-4-80 C 4 ห้อง IT Y
FA SD Smoke Detector  No.1004 1 SD-C-4-81 C 4 ทางเดินหนา้ห้องIT Y
FA SD Smoke Detector  No.1005 1 SD-C-4-82 C 4 ทางเดินไปห้องประชุม Y
FA SD Smoke Detector  No.1006 1 SD-C-4-83 C 4 ทางเดินไปห้องประชุม Y
FA SD Smoke Detector  No.1007 1 SD-C-4-84 C 4 หนา้ประตูหนีไฟฝ่ังอาคารA Y
FA SD Smoke Detector  No.1008 1 SD-C-4-85 C 4 ทางเดินหนา้ห้องประชุม4C Y
FA SD Smoke Detector  No.1009 1 SD-C-4-86 C 4 ทางเดินหนา้ห้องประชุม4C Y
FA SD Smoke Detector  No.1010 1 SD-C-4-87 C 4 หนา้ห้องน ้าหญิง Y
FA SD Smoke Detector  No.1011 1 SD-C-4-88 C 4 ห้องน ้าคนพิการ Y
FA SD Smoke Detector  No.1012 1 SD-C-4-89 C 4 ห้องน ้าผูช้าย Y
FA SD Smoke Detector  No.1013 1 SD-C-4-90 C 4 ห้องพกัแพทย ์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1014 1 SD-C-4-91 C 4 ห้องพกัแพทย์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1015 1 SD-C-4-92 C 4 ห้องคอมฯ (ห้องพกัแพทย)์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1016 1 SD-C-4-93 C 4 ห้องโถง (ห้องพกัแพทย)์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1017 1 SD-C-4-94 C 4 ห้องส านกังาน (ห้องพกัแพทย)์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1018 1 SD-C-4-95 C 4 ห้องครัว (ห้องพกัแพทย)์ Y   
FA SD Smoke Detector  No.1019 1 SD-C-4-96 C 4 หนา้ห้องครัว (ห้องพกัแพทย)์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1020 1 SD-C-4-97 C 4 ห้องน ้าชาย (ห้องพกัแพทย)์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1021 1 SD-C-4-98 C 4 ห้องน ้าหญิง (ห้องพกัแพทย)์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1022 1 SD-C-4-99 C 4 ห้องโฮมเทียร์เตอร์ (ห้องพกัแพทย)์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1023 1 SD-C-4-100 C 4 ห้องประชุม 4C Y
FA SD Smoke Detector  No.1024 1 SD-C-4-101 C 4 ห้องประชุม 4C Y
FA SD Smoke Detector  No.1025 1 SD-C-4-102 C 4 ห้องประชุม 4C Y
FA SD Smoke Detector  No.1026 1 SD-C-4-103 C 4 ห้องประชุม 4C Y
FA SD Smoke Detector  No.1027 1 SD-C-5-01 C 5 ห้อง501 Y
FA SD Smoke Detector  No.1028 1 SD-C-5-02 C 5 ห้อง501 Y
FA SD Smoke Detector  No.1029 1 SD-C-5-03 C 5 ห้อง502 Y
FA SD Smoke Detector  No.1030 1 SD-C-5-04 C 5 ห้อง503 Y
FA SD Smoke Detector  No.1031 1 SD-C-5-05 C 5 ห้อง504 Y
FA SD Smoke Detector  No.1032 1 SD-C-5-06 C 5 ห้อง505 Y
FA SD Smoke Detector  No.1033 1 SD-C-5-07 C 5 ห้อง506 Y
FA SD Smoke Detector  No.1034 1 SD-C-5-08 C 5 ห้อง507 Y
FA SD Smoke Detector  No.1035 1 SD-C-5-09 C 5 ห้อง508 Y
FA SD Smoke Detector  No.1036 1 SD-C-5-10 C 5 ห้อง509 Y
FA SD Smoke Detector  No.1037 1 SD-C-5-11 C 5 ห้อง510 Y
FA SD Smoke Detector  No.1038 1 SD-C-5-12 C 5 ห้อง511 Y
FA SD Smoke Detector  No.1039 1 SD-C-5-13 C 5 ห้อง512 Y
FA SD Smoke Detector  No.1040 1 SD-C-5-14 C 5 ห้องรับรอง Y
FA SD Smoke Detector  No.1041 1 SD-C-5-15 C 5 ห้องรับรอง Y
FA SD Smoke Detector  No.1042 1 SD-C-5-16 C 5 ห้อง 514 Y
FA SD Smoke Detector  No.1043 1 SD-C-5-17 C 5 ห้อง 515 Y
FA SD Smoke Detector  No.1044 1 SD-C-5-18 C 5 ห้อง 516 Y
FA SD Smoke Detector  No.1045 1 SD-C-5-19 C 5 ห้อง 517 Y
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FA SD Smoke Detector  No.1046 1 SD-C-5-20 C 5 ห้อง 518 Y
FA SD Smoke Detector  No.1047 1 SD-C-5-21 C 5 ห้อง 519 Y
FA SD Smoke Detector  No.1048 1 SD-C-5-22 C 5 ห้อง 519 Y
FA SD Smoke Detector  No.1049 1 SD-C-5-23 C 5 หนา้ห้อง501 Y
FA SD Smoke Detector  No.1050 1 SD-C-5-24 C 5 หนา้ห้อง 503 Y
FA SD Smoke Detector  No.1051 1 SD-C-5-25 C 5 หนา้ห้อง 505 Y
FA SD Smoke Detector  No.1052 1 SD-C-5-26 C 5 หนา้ห้อง 506 Y
FA SD Smoke Detector  No.1053 1 SD-C-5-27 C 5 หนา้ห้อง 510 Y
FA SD Smoke Detector  No.1054 1 SD-C-5-28 C 5 หนา้ห้อง 511 Y
FA SD Smoke Detector  No.1055 1 SD-C-5-29 C 5 หนา้ห้อง 512 Y
FA SD Smoke Detector  No.1056 1 SD-C-5-30 C 5 หนา้ห้อง 517 Y
FA SD Smoke Detector  No.1057 1 SD-C-5-31 C 5 หนา้ห้อง 519 Y
FA SD Smoke Detector  No.1058 1 SD-C-5-32 C 5 หนา้ประตู ST-2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1059 1 SD-C-5-33 C 5 หนา้ห้องลิฟทส่์งยาชั้น5 Y
FA SD Smoke Detector  No.1060 1 SD-C-5-34 C 5 ห้องไฟฟ้าชั้น5 Y
FA SD Smoke Detector  No.1061 1 SD-C-5-35 C 5 หนา้ทางเขา้ Ward5 Y
FA SD Smoke Detector  No.1062 1 SD-C-5-36 C 5 หนา้ลิฟทลิ์ฟทลู์กคา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.1063 1 SD-C-5-37 C 5 หนา้เคาทเ์ตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1064 1 SD-C-5-38 C 5 ห้อง Med Room Y
FA SD Smoke Detector  No.1065 1 SD-C-5-39 C 5 ห้อง Med Room Y
FA SD Smoke Detector  No.1066 1 SD-C-5-40 C 5 ห้อง Med Room Y
FA SD Smoke Detector  No.1067 1 SD-C-5-41 C 5 ห้องทางเดินหลงัเคาทเ์ตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1068 1 SD-C-5-42 C 5 ห้อง Treatment Y
FA SD Smoke Detector  No.1069 1 SD-C-5-43 C 5 ห้องเจา้หนา้ท่ี Y
FA SD Smoke Detector  No.1070 1 SD-C-5-44 C 5 ห้องพกัหมอ ON call Y
FA SD Smoke Detector  No.1071 1 SD-C-5-45 C 5 ห้องพกัหมอ ON call Y
FA SD Smoke Detector  No.1072 1 SD-C-5-46 C 5 ห้องพกัหมอ ON call Y
FA SD Smoke Detector  No.1073 1 SD-C-5-47 C 5 ทางเดินหนา้ห้องพกัหมอ Y
FA SD Smoke Detector  No.1074 1 SD-C-5-48 C 5 ห้องขา้งห้องพกัหมอ Y
FA SD Smoke Detector  No.1075 1 SD-C-5-49 C 5 ห้อง Waiting Area Y
FA SD Smoke Detector  No.1076 1 SD-C-5-50 C 5 ประตูเขา้Waiting Area Y
FA SD Smoke Detector  No.1077 1 SD-C-5-51 C 5 ห้อง Store Y
FA SD Smoke Detector  No.1078 1 SD-C-5-52 C 5 โถงนัง่รอแผนก Nurse Y
FA SD Smoke Detector  No.1079 1 SD-C-5-53 C 5 โถงนัง่รอแผนก Nurse Y
FA SD Smoke Detector  No.1080 1 SD-C-5-54 C 5 ห้อง PHOTO Y
FA SD Smoke Detector  No.1081 1 SD-C-5-55 C 5 หนา้ห้อง PHOTO Y
FA SD Smoke Detector  No.1082 1 SD-C-5-56 C 5 ในห้อง Solate Y
FA SD Smoke Detector  No.1083 1 SD-C-5-57 C 5 ห้อง Breast Feed Y
FA SD Smoke Detector  No.1084 1 SD-C-5-58 C 5 หนา้ห้อง Breast Feed Y
FA SD Smoke Detector  No.1085 1 SD-C-5-59 C 5 ห้อง Prep.Mile Y
FA SD Smoke Detector  No.1086 1 SD-C-5-60 C 5 STORE Y
FA SD Smoke Detector  No.1087 1 SD-C-5-61 C 5 ห้องสอนอาบน ้า Y
FA SD Smoke Detector  No.1088 1 SD-C-5-62 C 5 ANTE ROOM Y
FA SD Smoke Detector  No.1089 1 SD-C-6-01 C 6 ห้อง 601 Y
FA SD Smoke Detector  No.1090 1 SD-C-6-02 C 6 ห้อง 601 Y
FA SD Smoke Detector  No.1091 1 SD-C-6-03 C 6 ห้อง 602 Y
FA SD Smoke Detector  No.1092 1 SD-C-6-04 C 6 ห้อง 603 Y
FA SD Smoke Detector  No.1093 1 SD-C-6-05 C 6 ห้อง 604 Y
FA SD Smoke Detector  No.1094 1 SD-C-6-06 C 6 ห้อง 605 Y
FA SD Smoke Detector  No.1095 1 SD-C-6-07 C 6 ห้อง 606 Y
FA SD Smoke Detector  No.1096 1 SD-C-6-08 C 6 ห้อง 607 Y
FA SD Smoke Detector  No.1097 1 SD-C-6-09 C 6 ห้อง 608 Y
FA SD Smoke Detector  No.1098 1 SD-C-6-10 C 6 ห้อง 609 Y
FA SD Smoke Detector  No.1099 1 SD-C-6-11 C 6 ห้อง 610 Y
FA SD Smoke Detector  No.1100 1 SD-C-6-12 C 6 ห้อง 611 Y
FA SD Smoke Detector  No.1101 1 SD-C-6-13 C 6 ห้อง 612 Y
FA SD Smoke Detector  No.1102 1 SD-C-6-14 C 6 ห้องรับรอง Y
FA SD Smoke Detector  No.1103 1 SD-C-6-15 C 6 ห้องรับรอง Y
FA SD Smoke Detector  No.1104 1 SD-C-6-16 C 6 ห้อง614 Y
FA SD Smoke Detector  No.1105 1 SD-C-6-17 C 6 ห้อง615 Y
FA SD Smoke Detector  No.1106 1 SD-C-6-18 C 6 ห้อง616 Y
FA SD Smoke Detector  No.1107 1 SD-C-6-19 C 6 ห้อง617 Y
FA SD Smoke Detector  No.1108 1 SD-C-6-20 C 6 หนา้ห้อง601 Y
FA SD Smoke Detector  No.1109 1 SD-C-6-21 C 6 หนา้ห้อง603 Y
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FA SD Smoke Detector  No.1110 1 SD-C-6-22 C 6 หนา้ห้อง605 Y
FA SD Smoke Detector  No.1111 1 SD-C-6-23 C 6 หนา้ห้อง606 Y
FA SD Smoke Detector  No.1112 1 SD-C-6-24 C 6 ในห้องลิฟทส่์งยา Y
FA SD Smoke Detector  No.1113 1 SD-C-6-25 C 6 หนา้ห้อง610 Y
FA SD Smoke Detector  No.1114 1 SD-C-6-26 C 6 หนา้ห้อง612 Y
FA SD Smoke Detector  No.1115 1 SD-C-6-27 C 6 หนา้โถงลิฟทลู์กคา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.1116 1 SD-C-6-28 C 6 หนา้โถงลิฟทลู์กคา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.1117 1 SD-C-6-29 C 6 หนา้เคาทเ์ตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1118 1 SD-C-6-30 C 6 หนา้ลิฟทF์ire Man Y
FA SD Smoke Detector  No.1119 1 SD-C-6-31 C 6 ในห้องหลงัเคาทเ์ตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1120 1 SD-C-6-32 C 6 ในห้องหลงัเคาทเ์ตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1121 1 SD-C-6-33 C 6 ในห้องหลงัเคาทเ์ตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1122 1 SD-C-6-34 C 6 ทางเดินหลงัเคาทเ์ตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1123 1 SD-C-6-35 C 6 ในห้องหลงัเคาทเ์ตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1124 1 SD-C-6-36 C 6 หนา้ห้องน ้าหลงัเคาทเ์ตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1125 1 SD-C-6-37 C 6 ในห้องเก็บของแม่บา้น Y
FA SD Smoke Detector  No.1126 1 SD-C-6-38 C 6 หนา้ประตู ST-2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1127 1 SD-C-6-39 C 6 ในห้อง619 Y
FA SD Smoke Detector  No.1128 1 SD-C-6-40 C 6 ห้อง619 Y
FA SD Smoke Detector  No.1129 1 SD-C-6-41 C 6 ห้อง618 Y
FA SD Smoke Detector  No.1130 1 SD-C-6-42 C 6 หนา้ห้อง614 Y
FA SD Smoke Detector  No.1131 1 SD-C-6-43 C 6 หนา้ห้อง617 Y
FA SD Smoke Detector  No.1132 1 SD-C-6-44 C 6 หนา้ห้อง619 Y
FA SD Smoke Detector  No.1133 1 SD-C-6-45 C 6 ห้องไฟฟ้า Y
FA SD Smoke Detector  No.1134 1 SD-C-7-01 C 7 ห้อง 701 Y
FA SD Smoke Detector  No.1135 1 SD-C-7-02 C 7 ห้อง 701 Y
FA SD Smoke Detector  No.1136 1 SD-C-7-03 C 7 ห้อง 702 Y
FA SD Smoke Detector  No.1137 1 SD-C-7-04 C 7 ห้อง 703 Y
FA SD Smoke Detector  No.1138 1 SD-C-7-05 C 7 ห้อง 704 Y
FA SD Smoke Detector  No.1139 1 SD-C-7-06 C 7 ห้อง 705 Y
FA SD Smoke Detector  No.1140 1 SD-C-7-07 C 7 ห้อง 706 Y
FA SD Smoke Detector  No.1141 1 SD-C-7-08 C 7 ห้อง 707 Y
FA SD Smoke Detector  No.1142 1 SD-C-7-09 C 7 ห้อง 708 Y
FA SD Smoke Detector  No.1143 1 SD-C-7-10 C 7 ห้อง 709 Y
FA SD Smoke Detector  No.1144 1 SD-C-7-11 C 7 ห้อง 710 Y
FA SD Smoke Detector  No.1145 1 SD-C-7-12 C 7 ห้อง 711 Y
FA SD Smoke Detector  No.1146 1 SD-C-7-13 C 7 ห้อง 712 Y
FA SD Smoke Detector  No.1147 1 SD-C-7-14 C 7 ห้องรับรอง Y
FA SD Smoke Detector  No.1148 1 SD-C-7-15 C 7 ห้องรับรอง Y
FA SD Smoke Detector  No.1149 1 SD-C-7-16 C 7 ห้อง714 Y
FA SD Smoke Detector  No.1150 1 SD-C-7-17 C 7 ห้อง715 Y
FA SD Smoke Detector  No.1151 1 SD-C-7-18 C 7 ห้อง716 Y
FA SD Smoke Detector  No.1152 1 SD-C-7-19 C 7 ห้อง717 Y
FA SD Smoke Detector  No.1153 1 SD-C-7-20 C 7 หนา้ห้อง701 Y
FA SD Smoke Detector  No.1154 1 SD-C-7-21 C 7 หนา้ห้อง703 Y
FA SD Smoke Detector  No.1155 1 SD-C-7-22 C 7 หนา้ห้อง705 Y
FA SD Smoke Detector  No.1156 1 SD-C-7-23 C 7 หนา้ห้อง706 Y
FA SD Smoke Detector  No.1157 1 SD-C-7-24 C 7 ในห้องลิฟทส่์งยา Y
FA SD Smoke Detector  No.1158 1 SD-C-7-25 C 7 หนา้ห้อง710 Y
FA SD Smoke Detector  No.1159 1 SD-C-7-26 C 7 หนา้ห้อง712 Y
FA SD Smoke Detector  No.1160 1 SD-C-7-27 C 7 โถงทางเดิน Y
FA SD Smoke Detector  No.1161 1 SD-C-7-28 C 7 หนา้โถงลิฟทลู์กคา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.1162 1 SD-C-7-29 C 7 หนา้โถงลิฟทลู์กคา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.1163 1 SD-C-7-30 C 7 หนา้ลิฟทF์ire Man Y
FA SD Smoke Detector  No.1164 1 SD-C-7-31 C 7 ในห้องรับรอง Y
FA SD Smoke Detector  No.1165 1 SD-C-7-32 C 7 ในห้องรับรอง Y
FA SD Smoke Detector  No.1166 1 SD-C-7-33 C 7 ในห้องรับรอง Y
FA SD Smoke Detector  No.1167 1 SD-C-7-34 C 7 ทางเดินดา้นหลงั Y
FA SD Smoke Detector  No.1168 1 SD-C-7-35 C 7 ห้องซกัผา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.1169 1 SD-C-7-36 C 7 ห้องซกัผา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.1170 1 SD-C-7-37 C 7 ห้องซกัผา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.1171 1 SD-C-7-38 C 7 หนา้ประตู ST-2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1172 1 SD-C-7-39 C 7 ในห้อง719 Y
FA SD Smoke Detector  No.1173 1 SD-C-7-40 C 7 ห้อง719 Y
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FA SD Smoke Detector  No.1174 1 SD-C-7-41 C 7 ห้อง718 Y
FA SD Smoke Detector  No.1175 1 SD-C-7-42 C 7 หนา้ห้อง714 Y
FA SD Smoke Detector  No.1176 1 SD-C-7-43 C 7 หนา้ห้อง717 Y
FA SD Smoke Detector  No.1177 1 SD-C-7-44 C 7 หนา้ห้อง719 Y
FA SD Smoke Detector  No.1178 1 SD-C-7-45 C 7 ห้องไฟฟ้า Y
FA SD Smoke Detector  No.1179 1 SD-C-8-01 C 8 ห้อง 801 Y
FA SD Smoke Detector  No.1180 1 SD-C-8-02 C 8 ห้อง 801 Y
FA SD Smoke Detector  No.1181 1 SD-C-8-03 C 8 ห้อง 802 Y
FA SD Smoke Detector  No.1182 1 SD-C-8-04 C 8 ห้อง 803 Y
FA SD Smoke Detector  No.1183 1 SD-C-8-05 C 8 ห้อง 804 Y
FA SD Smoke Detector  No.1184 1 SD-C-8-06 C 8 ห้อง 805 Y
FA SD Smoke Detector  No.1185 1 SD-C-8-07 C 8 ห้อง 806 Y
FA SD Smoke Detector  No.1186 1 SD-C-8-08 C 8 ห้อง 807 Y
FA SD Smoke Detector  No.1187 1 SD-C-8-09 C 8 ห้อง 808 Y
FA SD Smoke Detector  No.1188 1 SD-C-8-10 C 8 ห้อง 809 Y
FA SD Smoke Detector  No.1189 1 SD-C-8-11 C 8 ห้อง 810 Y
FA SD Smoke Detector  No.1190 1 SD-C-8-12 C 8 ห้อง 811 Y
FA SD Smoke Detector  No.1191 1 SD-C-8-13 C 8 ห้อง 812 Y
FA SD Smoke Detector  No.1192 1 SD-C-8-14 C 8 ห้องรับรอง Y
FA SD Smoke Detector  No.1193 1 SD-C-8-15 C 8 ห้องรับรอง Y
FA SD Smoke Detector  No.1194 1 SD-C-8-16 C 8 ห้อง 814 Y
FA SD Smoke Detector  No.1195 1 SD-C-8-17 C 8 ห้อง 815 Y
FA SD Smoke Detector  No.1196 1 SD-C-8-18 C 8 ห้อง 816 Y
FA SD Smoke Detector  No.1197 1 SD-C-8-19 C 8 ห้อง 817 Y
FA SD Smoke Detector  No.1198 1 SD-C-8-20 C 8 หนา้ห้อง 801 Y
FA SD Smoke Detector  No.1199 1 SD-C-8-21 C 8 หนา้ห้อง 803 Y
FA SD Smoke Detector  No.1200 1 SD-C-8-22 C 8 หนา้ห้อง 805 Y
FA SD Smoke Detector  No.1201 1 SD-C-8-23 C 8 หนา้ห้อง 806 Y
FA SD Smoke Detector  No.1202 1 SD-C-8-24 C 8 ในห้องลิฟทส่์งยา Y
FA SD Smoke Detector  No.1203 1 SD-C-8-25 C 8 หนา้ห้อง 810 Y
FA SD Smoke Detector  No.1204 1 SD-C-8-26 C 8 หนา้ห้อง 812 Y
FA SD Smoke Detector  No.1205 1 SD-C-8-27 C 8 หนา้โถงลิฟทลู์กคา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.1206 1 SD-C-8-28 C 8 หนา้โถงลิฟทลู์กคา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.1207 1 SD-C-8-29 C 8 หนา้เคาทเ์ตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1208 1 SD-C-8-30 C 8 หนา้ลิฟท ์Fire Man Y
FA SD Smoke Detector  No.1209 1 SD-C-8-31 C 8 โถงทางเดิน Y
FA SD Smoke Detector  No.1210 1 SD-C-8-32 C 8 โถงทางเดิน Y
FA SD Smoke Detector  No.1211 1 SD-C-8-33 C 8 โถงทางเดิน Y
FA SD Smoke Detector  No.1212 1 SD-C-8-34 C 8 โถงทางเดิน Y
FA SD Smoke Detector  No.1213 1 SD-C-8-35 C 8 โถงทางเดิน Y
FA SD Smoke Detector  No.1214 1 SD-C-8-36 C 8 โถงทางเดิน Y
FA SD Smoke Detector  No.1215 1 SD-C-8-37 C 8 โถงทางเดิน Y
FA SD Smoke Detector  No.1216 1 SD-C-8-38 C 8 หนา้ประตู ST-2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1217 1 SD-C-8-39 C 8 ในห้อง 819 Y
FA SD Smoke Detector  No.1218 1 SD-C-8-40 C 8 ห้อง 819 Y
FA SD Smoke Detector  No.1219 1 SD-C-8-41 C 8 ห้อง 818 Y
FA SD Smoke Detector  No.1220 1 SD-C-8-42 C 8 หนา้ห้อง 814 Y
FA SD Smoke Detector  No.1221 1 SD-C-8-43 C 8 หนา้ห้อง 817 Y
FA SD Smoke Detector  No.1222 1 SD-C-8-44 C 8 หนา้ห้อง 819 Y
FA SD Smoke Detector  No.1223 1 SD-C-8-45 C 8 ห้องไฟฟ้า Y
FA SD Smoke Detector  No.1224 1 SD-C-9-01 C 9 ห้อง 901 Y
FA SD Smoke Detector  No.1225 1 SD-C-9-02 C 9 ห้อง 901 Y
FA SD Smoke Detector  No.1226 1 SD-C-9-03 C 9 ห้อง 902 Y
FA SD Smoke Detector  No.1227 1 SD-C-9-04 C 9 ห้อง 903 Y
FA SD Smoke Detector  No.1228 1 SD-C-9-05 C 9 ห้อง 904 Y
FA SD Smoke Detector  No.1229 1 SD-C-9-06 C 9 ห้อง 905 Y
FA SD Smoke Detector  No.1230 1 SD-C-9-07 C 9 ห้อง 906 Y
FA SD Smoke Detector  No.1231 1 SD-C-9-08 C 9 ห้อง 907 Y
FA SD Smoke Detector  No.1232 1 SD-C-9-09 C 9 ห้อง 908 Y
FA SD Smoke Detector  No.1233 1 SD-C-9-10 C 9 ห้อง 909 Y
FA SD Smoke Detector  No.1234 1 SD-C-9-11 C 9 ห้อง 910 Y
FA SD Smoke Detector  No.1235 1 SD-C-9-12 C 9 ห้อง 911 Y
FA SD Smoke Detector  No.1236 1 SD-C-9-13 C 9 ห้อง 912 Y
FA SD Smoke Detector  No.1237 1 SD-C-9-14 C 9 ห้องรับรอง Y
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FA SD Smoke Detector  No.1238 1 SD-C-9-15 C 9 ห้องรับรอง Y
FA SD Smoke Detector  No.1239 1 SD-C-9-16 C 9 ห้อง 914 Y
FA SD Smoke Detector  No.1240 1 SD-C-9-17 C 9 ห้อง 915 Y
FA SD Smoke Detector  No.1241 1 SD-C-9-18 C 9 ห้อง 916 Y
FA SD Smoke Detector  No.1242 1 SD-C-9-19 C 9 ห้อง 917 Y
FA SD Smoke Detector  No.1243 1 SD-C-9-20 C 9 หนา้ห้อง 901 Y
FA SD Smoke Detector  No.1244 1 SD-C-9-21 C 9 หนา้ห้อง 903 Y
FA SD Smoke Detector  No.1245 1 SD-C-9-22 C 9 หนา้ห้อง 905 Y
FA SD Smoke Detector  No.1246 1 SD-C-9-23 C 9 หนา้ห้อง 906 Y
FA SD Smoke Detector  No.1247 1 SD-C-9-24 C 9 ในห้องลิฟทส่์งยา Y
FA SD Smoke Detector  No.1248 1 SD-C-9-25 C 9 หนา้ห้อง 910 Y
FA SD Smoke Detector  No.1249 1 SD-C-9-26 C 9 หนา้ห้อง 912 Y
FA SD Smoke Detector  No.1250 1 SD-C-9-27 C 9 หนา้โถงลิฟทลู์กคา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.1251 1 SD-C-9-28 C 9 หนา้โถงลิฟทลู์กคา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.1252 1 SD-C-9-29 C 9 หนา้เคาทเ์ตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1253 1 SD-C-9-30 C 9 หนา้ลิฟท ์Fire Man Y
FA SD Smoke Detector  No.1254 1 SD-C-9-31 C 9 ในห้องหลงัเคาทเ์ตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1255 1 SD-C-9-32 C 9 ในห้องหลงัเคาทเ์ตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1256 1 SD-C-9-33 C 9 ในห้องหลงัเคาทเ์ตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1257 1 SD-C-9-34 C 9 ทางเดินหลงัเคาทเ์ตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1258 1 SD-C-9-35 C 9 ในห้องหลงัเคาทเ์ตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1259 1 SD-C-9-36 C 9 หนา้ห้องน ้าหลงัเคาทเ์ตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1260 1 SD-C-9-37 C 9 ในห้องเก็บของแม่บา้น Y
FA SD Smoke Detector  No.1261 1 SD-C-9-38 C 9 หนา้ประตู ST-2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1262 1 SD-C-9-39 C 9 ในห้อง 919 Y
FA SD Smoke Detector  No.1263 1 SD-C-9-40 C 9 ห้อง 919 Y
FA SD Smoke Detector  No.1264 1 SD-C-9-41 C 9 ห้อง 918 Y
FA SD Smoke Detector  No.1265 1 SD-C-9-42 C 9 หนา้ห้อง 914 Y
FA SD Smoke Detector  No.1266 1 SD-C-9-43 C 9 หนา้ห้อง 917 Y
FA SD Smoke Detector  No.1267 1 SD-C-9-44 C 9 หนา้ห้อง 919 Y
FA SD Smoke Detector  No.1268 1 SD-C-9-45 C 9 ห้องไฟฟ้า Y
FA SD Smoke Detector  No.1269 1 SD-C-10-01 C 10 ห้อง 1001 ฝ่ังผูป่้วย Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1270 1 SD-C-10-02 C 10 ห้อง 1001 ฝ่ังพกัญาติ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1271 1 SD-C-10-03 C 10 ห้อง 1002 ฝ่ังผูป่้วย Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1272 1 SD-C-10-04 C 10 ห้อง 1002 ฝ่ังพกัญาติ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1273 1 SD-C-10-05 C 10 ห้อง 1003 ฝ่ังผูป่้วย Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1274 1 SD-C-10-06 C 10 ห้อง 1003 ฝ่ังพกัญาติ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1275 1 SD-C-10-07 C 10 ห้อง 1004 ฝ่ังผูป่้วย Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1276 1 SD-C-10-08 C 10 ห้อง 1004ฝ่ังพกัญาติ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1277 1 SD-C-10-09 C 10 ห้อง 1005 ฝ่ังผูป่้วย Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1278 1 SD-C-10-10 C 10 ห้อง 1005 ฝ่ังพกัญาติ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1279 1 SD-C-10-11 C 10 ห้อง 1006 ฝ่ังผูป่้วย Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1280 1 SD-C-10-12 C 10 ห้อง 1006 ฝ่ังพกัญาติ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1281 1 SD-C-10-13 C 10 ห้อง 1007 ฝ่ังผูป่้วย Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1282 1 SD-C-10-14 C 10 ห้อง 1007 ฝ่ังพกัญาติ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1283 1 SD-C-10-15 C 10 ห้อง 1008 ฝ่ังผูป่้วย Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1284 1 SD-C-10-16 C 10 ห้อง 1008 ฝ่ังพกัญาติ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1285 1 SD-C-10-17 C 10 ห้อง 1009 ฝ่ังผูป่้วย Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1286 1 SD-C-10-18 C 10 ห้อง 1009 ฝ่ังพกัญาติ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1287 1 SD-C-10-19 C 10 ห้องพกัแพทยเ์วร Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1288 1 SD-C-10-20 C 10 ห้องพกัเบรกเจา้หนา้ท่ี Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1289 1 SD-C-10-21 C 10 หนา้ห้องผา้ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1290 1 SD-C-10-22 C 10 ในห้องผา้ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1291 1 SD-C-10-23 C 10 ห้องหวัหนา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.1292 1 SD-C-10-24 C 10 หนา้ห้องยา Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1293 1 SD-C-10-25 C 10 ในห้องยา Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1294 1 SD-C-10-26 C 10 หนา้ลิฟทลู์กคา้ 1 (ฝ่ังโมชิ) Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1295 1 SD-C-10-27 C 10 หนา้ลิฟทลู์กคา้ 1 (เคาน์เตอร์ฝ่ังโมชิ) Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1296 1 SD-C-10-28 C 10 โถงนัง่รอหนา้ลิฟทลู์กคา้ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1297 1 SD-C-10-29 C 10 หนา้ห้องรับรอง Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1298 1 SD-C-10-30 C 10 หนา้ห้อง 1001 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1299 1 SD-C-10-31 C 10 หนา้ห้อง 1002 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1300 1 SD-C-10-32 C 10 หนา้ห้อง 1003 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1301 1 SD-C-10-33 C 10 หนา้ห้อง 1004 Y ADD
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FA SD Smoke Detector  No.1302 1 SD-C-10-34 C 10 หนา้ห้อง 1005 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1303 1 SD-C-10-35 C 10 หนา้ห้อง 1006 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1304 1 SD-C-10-36 C 10 หนา้ห้อง 1007 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1305 1 SD-C-10-37 C 10 หนา้ห้อง 1008 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1306 1 SD-C-10-38 C 10 หนา้ห้อง 1009 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1307 1 SD-C-10-39 C 10 หนา้ประตูหนีไฟ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1308 1 SD-C-10-40 C 10 ห้องประชุม Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1309 1 SD-C-10-41 C 10 ห้องซกัลา้ง Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1310 1 SD-C-10-42 C 10 หนา้ลิฟทลู์กคา้ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1311 1 SD-C-10-43 C 10 หนา้ลิฟทพ์นกังาน Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1312 1 SD-C-10-44 C 10 ห้องไฟฟ้า Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1313 1 SD-C-11-01 C 11 หนา้ลิฟตลู์กคา้ 11C Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1314 1 SD-C-11-02 C 11 หนา้ห้องชาร์ปไฟ 11C Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1315 1 SD-C-11-03 C 11 ในห้องชาร์ปไฟฟ้าชั้น 11 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1316 1 SD-C-11-04 C 11 หนา้ห้องชน ้าชาย-หญิง 11C Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1317 1 SD-C-11-05 C 11 ในห้องน ้าชาย 11C Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1318 1 SD-C-11-06 C 11 ในห้องน ้าหญิง 11C Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1319 1 SD-C-11-07 C 11 ลิฟตพ์นกังาน 11C Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1320 1 SD-C-11-08 C 11 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี 11C Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1321 1 SD-C-11-09 C 11 หนา้ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี 11C Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1322 1 SD-C-11-10 C 11 ในห้องเก็บของเจา้หนา้ท่ี 11C Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1323 1 SD-C-11-11 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #5 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1324 1 SD-C-11-12 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #4 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1325 1 SD-C-11-13 C 11 บริเวณโถงทางเดินหนา้ห้องเตรียมล าไส้ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1326 1 SD-C-11-14 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #6 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1327 1 SD-C-11-15 C 11 ในห้องเตรียมล าไส้ #6 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1328 1 SD-C-11-16 C 11 หนา้ห้องท าหตัถการ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1329 1 SD-C-11-17 C 11 ในห้องท าหตัถการ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1330 1 SD-C-11-18 C 11 ดา้นหลงัห้องท าหตัถการ Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1331 1 SD-C-11-19 C 11 ห้องส่องกลอ้ง #1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1332 1 SD-C-11-20 C 11 หลงัห้องส่องกลอ้ง #1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1333 1 SD-C-11-21 C 11 บริเวณทางเดินหนา้ห้องส่องกลอ้ง #1 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1334 1 SD-C-11-22 C 11 ห้องส่องกลอ้ง #2 Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1335 1 SD-C-11-23 C 11 ห้องผา้เป้ือน Y ADD
FA SD Smoke Detector  No.1336 1 SD-C-12-01 C 12 ในห้องชาร์ปไฟฟ้าชั้น 12 Y
FA SD Smoke Detector  No.1337 1 SD-C-12-02 C 12 โถงหนา้ลิฟทโ์ดยสาร Y
FA SD Smoke Detector  No.1338 1 SD-C-12-03 C 12 หนา้ประตูทางเขา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.1339 1 SD-C-12-04 C 12 หนา้ลิฟทพ์นกังาน Y
FA SD Smoke Detector  No.1340 1 SD-C-12-05 C 12 หนา้ห้อง 1210 Y
FA SD Smoke Detector  No.1341 1 SD-C-12-06 C 12 หนา้ห้อง 1211 Y
FA SD Smoke Detector  No.1342 1 SD-C-12-07 C 12 ทางเดินหนา้ห้อง Madical Room Y
FA SD Smoke Detector  No.1343 1 SD-C-12-08 C 12 หนา้ห้อง Storage Room Y
FA SD Smoke Detector  No.1344 1 SD-C-12-09 C 12 ทางเดินหนา้ห้อง 1208 Y
FA SD Smoke Detector  No.1345 1 SD-C-12-10 C 12 ทางเดินหนา้ห้อง 1206 Y
FA SD Smoke Detector  No.1346 1 SD-C-12-11 C 12 ทางเดินหนา้ห้อง 1203 Y
FA SD Smoke Detector  No.1347 1 SD-C-12-12 C 12 ทางเดินหนา้ห้อง 1201 Y
FA SD Smoke Detector  No.1348 1 SD-C-12-13 C 12 หนา้เคาทเ์ตอร์ตอ้นรับ Y
FA SD Smoke Detector  No.1349 1 SD-C-12-14 C 12 หนา้ลิฟท ์Japan Y
FA SD Smoke Detector  No.1350 1 SD-C-12-15 C 12 หนา้เคาทเ์ตอร์ OPD Y
FA SD Smoke Detector  No.1351 1 SD-C-12-16 C 12 โถงพกัคอย Y
FA SD Smoke Detector  No.1352 1 SD-C-12-17 C 12 โถงพกัคอย Y
FA SD Smoke Detector  No.1353 1 SD-C-12-18 C 12 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 1,2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1354 1 SD-C-12-19 C 12 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 6 Y
FA SD Smoke Detector  No.1355 1 SD-C-12-20 C 12 ทางเดินหนา้ห้องน ้า OPD Y
FA SD Smoke Detector  No.1356 1 SD-C-12-21 C 12 ทางเดินหนา้ห้องซกัลา้ง Y
FA SD Smoke Detector  No.1357 1 SD-C-12-22 C 12 ห้องหลงัเคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA SD Smoke Detector  No.1358 1 SD-C-12-23 C 12 ในห้อง Madical Room Y
FA SD Smoke Detector  No.1359 1 SD-C-12-24 C 12 ในห้อง Equipment Room Y
FA SD Smoke Detector  No.1360 1 SD-C-12-25 C 12 ในห้อง Storage Room Y
FA SD Smoke Detector  No.1361 1 SD-C-12-26 C 12 ในห้องซกัลา้ง 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.1362 1 SD-C-12-27 C 12 ในห้องซกัลา้ง 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1363 1 SD-C-12-28 C 12 ในห้องตรวจ 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.1364 1 SD-C-12-29 C 12 ในห้องตรวจ 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1365 1 SD-C-12-30 C 12 ในห้องตรวจ 3 Y
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FA SD Smoke Detector  No.1366 1 SD-C-12-31 C 12 ในห้อง Janitor&House Keeper Y
FA SD Smoke Detector  No.1367 1 SD-C-12-32 C 12 ในห้องตรวจ 6 Y
FA SD Smoke Detector  No.1368 1 SD-C-12-33 C 12 ในห้องตรวจ 5 Y
FA SD Smoke Detector  No.1369 1 SD-C-12-34 C 12 ในห้อง Treatment Room Y
FA SD Smoke Detector  No.1370 1 SD-C-12-35 C 12 ในห้อง Staff Lounge Y
FA SD Smoke Detector  No.1371 1 SD-C-12-36 C 12 ในห้องพกัเวร Y
FA SD Smoke Detector  No.1372 1 SD-C-12-37 C 12 ในห้อง Staff Only Y
FA SD Smoke Detector  No.1373 1 SD-C-12-38 C 12 ในห้องทางเช่ือม Y
FA SD Smoke Detector  No.1374 1 SD-C-12-39 C 12 ในห้องล่าม Japan Y
FA SD Smoke Detector  No.1375 1 SD-C-12-40 C 12 ในห้อง 1211 Y
FA SD Smoke Detector  No.1376 1 SD-C-12-41 C 12 ในห้อง 1210 Y
FA SD Smoke Detector  No.1377 1 SD-C-12-42 C 12 ในห้อง 1209 Y
FA SD Smoke Detector  No.1378 1 SD-C-12-43 C 12 ในห้อง 1208 Y
FA SD Smoke Detector  No.1379 1 SD-C-12-44 C 12 ในห้อง 1207 Y
FA SD Smoke Detector  No.1380 1 SD-C-12-45 C 12 ในห้อง 1206 Y
FA SD Smoke Detector  No.1381 1 SD-C-12-46 C 12 ในห้อง 1206 Y
FA SD Smoke Detector  No.1382 1 SD-C-12-47 C 12 ในห้อง 1205 Y
FA SD Smoke Detector  No.1383 1 SD-C-12-48 C 12 ในห้อง 1205 Y
FA SD Smoke Detector  No.1384 1 SD-C-12-49 C 12 ในห้อง 1203 Y
FA SD Smoke Detector  No.1385 1 SD-C-12-50 C 12 ในห้อง 1202 Y
FA SD Smoke Detector  No.1386 1 SD-C-12-51 C 12 ในห้อง 1201 Y
FA SD Smoke Detector  No.1387 1 SD-C-12-52 C 12 ในห้อง 1201 Y
FA SD Smoke Detector  No.1388 1 SD-C-12-06 C 12 หนา้ห้อง 1211 Y
FA SD Smoke Detector  No.1389 1 SD-C-12-07 C 12 ทางเดินหนา้ห้อง Madical Room Y
FA SD Smoke Detector  No.1390 1 SD-C-12-08 C 12 หนา้ห้อง Storage Room Y
FA SD Smoke Detector  No.1391 1 SD-C-12-09 C 12 ทางเดินหนา้ห้อง 1208 Y
FA SD Smoke Detector  No.1392 1 SD-C-12-10 C 12 ทางเดินหนา้ห้อง 1206 Y
FA SD Smoke Detector  No.1393 1 SD-C-12-11 C 12 ทางเดินหนา้ห้อง 1203 Y
FA SD Smoke Detector  No.1394 1 SD-C-12-12 C 12 ทางเดินหนา้ห้อง 1201 Y
FA SD Smoke Detector  No.1395 1 SD-C-12-13 C 12 หนา้เคาทเ์ตอร์ตอ้นรับ Y
FA SD Smoke Detector  No.1396 1 SD-C-12-14 C 12 หนา้ลิฟท ์Japan Y
FA SD Smoke Detector  No.1397 1 SD-C-12-15 C 12 หนา้เคาทเ์ตอร์ OPD Y
FA SD Smoke Detector  No.1398 1 SD-C-12-16 C 12 โถงพกัคอย Y
FA SD Smoke Detector  No.1399 1 SD-C-12-17 C 12 โถงพกัคอย Y
FA SD Smoke Detector  No.1400 1 SD-C-12-18 C 12 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 1,2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1401 1 SD-C-12-19 C 12 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 6 Y
FA SD Smoke Detector  No.1402 1 SD-C-12-20 C 12 ทางเดินหนา้ห้องน ้า OPD Y
FA SD Smoke Detector  No.1403 1 SD-C-12-21 C 12 ทางเดินหนา้ห้องซกัลา้ง Y
FA SD Smoke Detector  No.1404 1 SD-C-12-22 C 12 ห้องหลงัเคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA SD Smoke Detector  No.1405 1 SD-C-12-23 C 12 ในห้อง Madical Room Y
FA SD Smoke Detector  No.1406 1 SD-C-12-24 C 12 ในห้อง Equipment Room Y
FA SD Smoke Detector  No.1407 1 SD-C-12-25 C 12 ในห้อง Storage Room Y
FA SD Smoke Detector  No.1408 1 SD-C-12-26 C 12 ในห้องซกัลา้ง 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.1409 1 SD-C-12-27 C 12 ในห้องซกัลา้ง 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1410 1 SD-C-12-28 C 12 ในห้องตรวจ 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.1411 1 SD-C-12-29 C 12 ในห้องตรวจ 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1412 1 SD-C-12-30 C 12 ในห้องตรวจ 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.1413 1 SD-C-12-31 C 12 ในห้อง Janitor&House Keeper Y
FA SD Smoke Detector  No.1414 1 SD-C-12-32 C 12 ในห้องตรวจ 6 Y
FA SD Smoke Detector  No.1415 1 SD-C-12-33 C 12 ในห้องตรวจ 5 Y
FA SD Smoke Detector  No.1416 1 SD-C-12-34 C 12 ในห้อง Treatment Room Y
FA SD Smoke Detector  No.1417 1 SD-C-12-35 C 12 ในห้อง Staff Lounge Y
FA SD Smoke Detector  No.1418 1 SD-C-12-36 C 12 ในห้องพกัเวร Y
FA SD Smoke Detector  No.1419 1 SD-C-12-37 C 12 ในห้อง Staff Only Y
FA SD Smoke Detector  No.1420 1 SD-C-12-38 C 12 ในห้องทางเช่ือม Y
FA SD Smoke Detector  No.1421 1 SD-C-12-39 C 12 ในห้องล่าม Japan Y
FA SD Smoke Detector  No.1422 1 SD-C-12-40 C 12 ในห้อง 1211 Y
FA SD Smoke Detector  No.1423 1 SD-C-12-41 C 12 ในห้อง 1210 Y
FA SD Smoke Detector  No.1424 1 SD-C-12-42 C 12 ในห้อง 1209 Y
FA SD Smoke Detector  No.1425 1 SD-C-12-43 C 12 ในห้อง 1208 Y
FA SD Smoke Detector  No.1426 1 SD-C-12-44 C 12 ในห้อง 1207 Y
FA SD Smoke Detector  No.1427 1 SD-C-12-45 C 12 ในห้อง 1206 Y
FA SD Smoke Detector  No.1428 1 SD-C-12-46 C 12 ในห้อง 1206 Y
FA SD Smoke Detector  No.1429 1 SD-C-12-47 C 12 ในห้อง 1205 Y
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FA SD Smoke Detector  No.1430 1 SD-C-12-48 C 12 ในห้อง 1205 Y
FA SD Smoke Detector  No.1431 1 SD-C-12-49 C 12 ในห้อง 1203 Y
FA SD Smoke Detector  No.1432 1 SD-C-12-50 C 12 ในห้อง 1202 Y
FA SD Smoke Detector  No.1433 1 SD-C-12-51 C 12 ในห้อง 1201 Y
FA SD Smoke Detector  No.1434 1 SD-C-12-52 C 12 ในห้อง 1201 Y
FA SD Smoke Detector  No.1435 1 SD-C-14-01 C 14 หนา้ลิฟทพ์นกังาน Y
FA SD Smoke Detector  No.1436 1 SD-C-14-02 C 14 ในห้อง Coffee Y
FA SD Smoke Detector  No.1437 1 SD-C-14-03 C 14 โถงทางเดินหนา้ห้อง Libraty Y
FA SD Smoke Detector  No.1438 1 SD-C-14-04 C 14 หนา้ประตูทางเขา้ห้อง Libraty Y
FA SD Smoke Detector  No.1439 1 SD-C-14-05 C 14 ทางข้ึนงานจอด H Y
FA SD Smoke Detector  No.1440 1 SD-C-14-06 C 14 ห้องโถงระเบียง Y
FA SD Smoke Detector  No.1441 1 SD-C-14-07 C 14 ห้องโถงระเบียง Y
FA SD Smoke Detector  No.1442 1 SD-C-14-08 C 14 โถงหนา้ห้อง Coffee Y
FA SD Smoke Detector  No.1443 1 SD-C-14-09 C 14 ในห้อง Libraty Y
FA SD Smoke Detector  No.1444 1 SD-C-14-10 C 14 ในห้อง Libraty Y
FA SD Smoke Detector  No.1445 1 SD-C-14-11 C 14 ในห้อง Untrasound Room Y
FA SD Smoke Detector  No.1446 1 SD-C-14-12 C 14 ในห้อง Doctor Meeting Room Y
FA SD Smoke Detector  No.1447 1 SD-C-14-13 C 14 หนา้ห้อง Doctor Meeting Room Y
FA SD Smoke Detector  No.1448 1 SD-C-14-14 C 14 หนา้เคาทเ์ตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1449 1 SD-C-14-15 C 14 โถงหนา้ลิฟท ์Japan Y
FA SD Smoke Detector  No.1450 1 SD-C-14-16 C 14 หนา้ประตูห้องประชุม Y
FA SD Smoke Detector  No.1451 1 SD-C-14-17 C 14 ในห้องประชุม Y
FA SD Smoke Detector  No.1452 1 SD-C-14-18 C 14 ในห้องประชุม Y
FA SD Smoke Detector  No.1453 1 SD-C-14-19 C 14 ในห้อง Fitness Y
FA SD Smoke Detector  No.1454 1 SD-C-14-20 C 14 ในห้อง Fitness Y
FA SD Smoke Detector  No.1455 1 SD-C-14-21 C 14 หนา้ห้อง Heat Pump Y
FA SD Smoke Detector  No.1456 1 SD-C-14-22 C 14 ทางเดินหนา้ห้องน ้า Y
FA SD Smoke Detector  No.1457 1 SD-C-14-23 C 14 ในห้องน ้าหญิง Y
FA SD Smoke Detector  No.1458 1 SD-C-14-24 C 14 ในห้องน ้าชาย Y
FA SD Smoke Detector  No.1459 1 SD-C-14-25 C 14 โถงหนา้ห้องน ้า Y
FA SD Smoke Detector  No.1460 1 SD-JP-G-01 JP G ทางเดินฝ่ังห้องน ้า # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.1461 1 SD-JP-G-02 JP G ทางเดินฝ่ังห้องน ้า # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1462 1 SD-JP-G-03 JP G ทางเดินฝ่ังห้องน ้า # 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.1463 1 SD-JP-G-04 JP G ทางเดินฝ่ังห้องน ้า # 4 Y
FA SD Smoke Detector  No.1464 1 SD-JP-G-05 JP G ห้องยา Y
FA SD Smoke Detector  No.1465 1 SD-JP-G-06 JP G ห้องวดัสญัญาณชีพ Y
FA SD Smoke Detector  No.1466 1 SD-JP-G-07 JP G ห้องควบคุมคอนโทรแอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1467 1 SD-JP-G-08 JP G ห้องตรวจทนัตกรรม Y
FA SD Smoke Detector  No.1468 1 SD-JP-G-09 JP G ห้องตรวจ 5 Y
FA SD Smoke Detector  No.1469 1 SD-JP-G-10 JP G ห้อง X_Ray 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1470 1 SD-JP-G-11 JP G ห้องหวัหนา้ Y
FA SD Smoke Detector  No.1471 1 SD-JP-G-12 JP G ห้อท าแผล #  1 Y
FA SD Smoke Detector  No.1472 1 SD-JP-G-13 JP G ห้อท าแผล #  2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1473 1 SD-JP-G-14 JP G ห้องล๊อกเกอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1474 1 SD-JP-G-15 JP G ห้องน ้าชาย Y
FA SD Smoke Detector  No.1475 1 SD-JP-G-16 JP G ห้องน ้าหญิง Y
FA SD Smoke Detector  No.1476 1 SD-JP-G-17 JP G ห้องควบคุมตูไ้ฟ Y
FA SD Smoke Detector  No.1477 1 SD-JP-G-18 JP G ห้องพกัเบรก # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.1478 1 SD-JP-G-19 JP G ห้องพกัเบรก # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1479 1 SD-JP-G-20 JP G ห้องพกัเบรก # 3 Y
FA SD Smoke Detector  No.1480 1 SD-JP-G-21 JP G ห้องพกัเบรก # 4 Y
FA SD Smoke Detector  No.1481 1 SD-JP-G-22 JP G ห้อง X_Ray 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.1482 1 SD-JP-G-23 JP G โถง ER  # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.1483 1 SD-JP-G-24 JP G โถง ER  # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1484 1 SD-JP-G-25 JP G ห้อง CPR Y
FA SD Smoke Detector  No.1485 1 SD-JP-G-26 JP G ห้องลา้งตวั Y
FA SD Smoke Detector  No.1486 1 SD-JP-G-27 JP G โถงเคา้เตอร์ # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.1487 1 SD-JP-G-28 JP G โถงเคา้เตอร์ # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1488 1 SD-JP-G-29 JP G ทางเดินฝ่ังหนา้คลีนิก # 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.1489 1 SD-JP-G-30 JP G ทางเดินฝ่ังหนา้คลีนิก # 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1490 1 SD-JP-G-31 JP G หนา้ห้องตรวจ Y
FA SD Smoke Detector  No.1491 1 SD-JP-G-32 JP G ห้องตรวจ 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.1492 1 SD-JP-G-33 JP G ห้องตรวจ 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1493 1 SD-JP-G-34 JP G ห้องตรวจ 3 Y
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FA SD Smoke Detector  No.1494 1 SD-JP-G-35 JP G ห้องท าหตัถการ 1 Y
FA SD Smoke Detector  No.1495 1 SD-JP-G-36 JP G ห้องท าหตัถการ 2 Y
FA SD Smoke Detector  No.1496 1 SD-JP-G-37 JP G ห้องความงาม Y
FA SD Smoke Detector  No.1497 1 SD-JP-G-38 JP G ห้องเบรกแพทย์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1498 1 SD-JP-G-39 JP G ห้องหลงัเคา้เตอร์ Y
FA SD Smoke Detector  No.1499 1 SD-JP-G-40 JP G การเงิน Y
FA SD Smoke Detector  No.1500 1 SD-JP-G-41 JP G ประตูทางออกหลงัคลีนิก Y
FA HEAT DETECTOR 615 67 118 79 112 25 16 22 19 28 35 60 34
FA HD Heat Detector No.01 1 HD-A-B-01 A B คลงัยา Y
FA HD Heat Detector No.02 1 HD-A-1-01 A 1 ห้อง CT Scan Y
FA HD Heat Detector No.03 1 HD-A-1-02 A 1 ห้อง Control CT Scan Y
FA HD Heat Detector No.04 1 HD-A-1-03 A 1 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี Y
FA HD Heat Detector No.05 1 HD-A-1-04 A 1 ห้องเก็บฟิลม์ Y
FA HD Heat Detector No.06 1 HD-A-1-05 A 1 ห้อง X-Ray Y
FA HD Heat Detector No.07 1 HD-A-1-06 A 1 ห้องอุลตร้าซาวด์ Y
FA HD Heat Detector No.08 1 HD-A-1-07 A 1 ห้องน ้าหญิง Y
FA HD Heat Detector No.09 1 HD-A-1-08 A 1 ห้องน ้าชาย Y
FA HD Heat Detector No.10 1 HD-A-1-09 A 1 ขา้งเคาทเ์ตอร์ประชาสมัพนัธ์ Y
FA HD Heat Detector No.11 1 HD-A-1-10 A 1 Waiting Area อายรุกรรม Y
FA HD Heat Detector No.12 1 HD-A-1-11 A 1 ห้องวดัสญัญาณชีพจร Y
FA HD Heat Detector No.13 1 HD-A-1-12 A 1 ห้องน ้า Exam 8 Y
FA HD Heat Detector No.14 1 HD-A-2-01 A 2 Lab Y
FA HD Heat Detector No.15 1 HD-A-2-02 A 2 ทางเดิน Y
FA HD Heat Detector No.16 1 HD-A-2-03 A 2 ทางเดิน Y
FA HD Heat Detector No.17 1 HD-A-2-04 A 2 Waiting Area Y
FA HD Heat Detector No.18 1 HD-A-2-05 A 2 ทางเดินหนา้ศูนยท์นัตกรรม Y
FA HD Heat Detector No.19 1 HD-A-2-06 A 2 ทางเดินหนา้ลิฟทพ์นกังาน Y
FA HD Heat Detector No.20 1 HD-A-2-07 A 2 หนา้เคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA HD Heat Detector No.21 1 HD-A-2-08 A 2 Waiting Area Y
FA HD Heat Detector No.22 1 HD-A-2-09 A 2 ห้อง Lab Y
FA HD Heat Detector No.23 1 HD-A-2-10 A 2 ห้อง Lab Y
FA HD Heat Detector No.24 1 HD-A-2-11 A 2 ห้อง Lab Y
FA HD Heat Detector No.25 1 HD-A-2-12 A 2 หนา้ห้องพน่ยา Y
FA HD Heat Detector No.26 1 HD-A-2-13 A 2 หนา้ห้อง No.8 Y
FA HD Heat Detector No.27 1 HD-A-2-14 A 2 ห้องตรวจ No.5 Y
FA HD Heat Detector No.28 1 HD-A-2-15 A 2 หนา้ห้อง No.5 Y
FA HD Heat Detector No.29 1 HD-A-2-16 A 2 ห้องตรวจ No.6 Y
FA HD Heat Detector No.30 1 HD-A-2-17 A 2 ห้อง Treatment Y
FA HD Heat Detector No.31 1 HD-A-2-18 A 2 หนา้เคาน์เตอร์พยาบาล Y
FA HD Heat Detector No.32 1 HD-A-2-19 A 2 หนา้ห้องตรวจ No.2 Y
FA HD Heat Detector No.33 1 HD-A-2-20 A 2 หนา้ห้องตรวจ No.3 Y
FA HD Heat Detector No.34 1 HD-A-2-21 A 2 ห้องตรวจ No.3 Y
FA HD Heat Detector No.35 1 HD-A-2-22 A 2 ห้องตรวจ No.1 Y
FA HD Heat Detector No.36 1 HD-A-2-23 A 2 ห้องตรวจพิเศษ Y
FA HD Heat Detector No.37 1 HD-A-2-24 A 2 ห้องเก็บของ Y
FA HD Heat Detector No.38 1 HD-A-2-25 A 2 ห้อง AHU Y
FA HD Heat Detector No.39 1 HD-A-2-26 A 2 ห้องไฟฟ้า Y
FA HD Heat Detector No.40 1 HD-A-2-27 A 2 บริเวณบนัไดทางข้ึน-ลง 1-2 Y
FA HD Heat Detector No.41 1 HD-A-2-28 A 2 ห้องน ้าหญิง Y
FA HD Heat Detector No.42 1 HD-A-2-29 A 2 ห้องน ้าชาย Y
FA HD Heat Detector No.43 1 HD-A-2-30 A 2 หนา้เคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA HD Heat Detector No.44 1 HD-A-2-31 A 2 บนัไดทางลงชั้น 1 Y
FA HD Heat Detector No.45 1 HD-A-2-32 A 2 ศูนยส์มอง Y
FA HD Heat Detector No.46 1 HD-A-2-33 A 2 หนา้ห้อง Exam 31 Y
FA HD Heat Detector No.47 1 HD-A-2-34 A 2 หนา้เคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA HD Heat Detector No.48 1 HD-A-2-35 A 2 ทางเดิน Y
FA HD Heat Detector No.49 1 HD-A-2-36 A 2 หนา้เคาทเ์ตอร์การเงินนอก Y
FA HD Heat Detector No.50 1 HD-A-3-01 A 3 ห้องเตรียมอาหาร Y
FA HD Heat Detector No.51 1 HD-A-3-02 A 3 ทางเดิน Y
FA HD Heat Detector No.52 1 HD-A-3-03 A 3 ห้องหวัหนา้พยาบาล Y
FA HD Heat Detector No.53 1 HD-A-3-04 A 3 ห้องไฟฟ้า Y
FA HD Heat Detector No.54 1 HD-A-3-05 A 3 ห้องพกัผ่อน Y
FA HD Heat Detector No.55 1 HD-A-3-06 A 3 เคาทเ์ตอร์พยาบาล ICU Y
FA HD Heat Detector No.56 1 HD-A-4-01 A 4 ไตเทียม Y
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FA HD Heat Detector No.57 1 HD-A-4-02 A 4 ไตเทียม Y
FA HD Heat Detector No.58 1 HD-A-4-03 A 4 Air AHU Y
FA HD Heat Detector No.59 1 HD-A-4-04 A 4 ห้องน ้าชาย Y
FA HD Heat Detector No.60 1 HD-A-4-05 A 4 ห้องน ้าหญิง Y
FA HD Heat Detector No.61 1 HD-A-4-06 A 4 ศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู Y
FA HD Heat Detector No.62 1 HD-A-4-07 A 4 ศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู Y
FA HD Heat Detector No.63 1 HD-A-4-08 A 4 ศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู Y
FA HD Heat Detector No.64 1 HD-A-4-09 A 4 หนา้ลิฟทช์ั้น 4 Y
FA HD Heat Detector No.65 1 HD-A-4-10 A 4 หนา้ลิฟทช์ั้น 4 Y
FA HD Heat Detector No.66 1 HD-A-4-11 A 4 ทางเดิน Y
FA HD Heat Detector No.67 1 HD-A-4-12 A 4 GI Y
FA HD Heat Detector No.68 1 HD-A-4-13 A 4 ทางเดิน Y
FA HD Heat Detector No.69 1 HD-A-4-14 A 4 สถาบนัความงามสมิติเวช Y
FA HD Heat Detector No.70 1 HD-A-4-15 A 4 สถาบนัความงามสมิติเวช Y
FA HD Heat Detector No.71 1 HD-A-4-16 A 4 สถาบนัความงามสมิติเวช Y
FA HD Heat Detector No.72 1 HD-A-4-17 A 4 สถาบนัความงามสมิติเวช Y
FA HD Heat Detector No.73 1 HD-A-5-01 A 5 ห้องหนา้บนัไดหนีไฟ Y
FA HD Heat Detector No.74 1 HD-A-5-02 A 5 ห้องผา้ Y
FA HD Heat Detector No.75 1 HD-A-5-03 A 5 ห้องผา้ปนเป้ือน Y
FA HD Heat Detector No.76 1 HD-A-5-04 A 5 ส านกังาน Y
FA HD Heat Detector No.77 1 HD-A-5-05 A 5 ห้อง 506 Y
FA HD Heat Detector No.78 1 HD-A-5-06 A 5 ทางเดิน Y
FA HD Heat Detector No.79 1 HD-A-5-07 A 5 ทางเดิน Y
FA HD Heat Detector No.80 1 HD-A-6-01 A 6 ห้องน ้าหนา้บนัไดหนีไฟ Y
FA HD Heat Detector No.81 1 HD-A-6-02 A 6 ห้องหนา้บนัไดหนีไฟ Y
FA HD Heat Detector No.82 1 HD-A-6-03 A 6 ทางเดิน Y
FA HD Heat Detector No.83 1 HD-A-6-04 A 6 ทางเดิน Y
FA HD Heat Detector No.84 1 HD-A-6-05 A 6 ทางเดิน Y
FA HD Heat Detector No.85 1 HD-A-7-01 A 7 ห้องหนา้บนัไดหนีไฟ Y
FA HD Heat Detector No.86 1 HD-A-7-02 A 7 ห้องท างาน Y
FA HD Heat Detector No.87 1 HD-A-7-03 A 7 ห้องผา้ Y
FA HD Heat Detector No.88 1 HD-A-7-04 A 7 ห้อง Stock Y
FA HD Heat Detector No.89 1 HD-A-8-01 A 8 ห้อง 819 Y
FA HD Heat Detector No.90 1 HD-A-8-02 A 8 ห้อง 820 Y
FA HD Heat Detector No.91 1 HD-A-8-03 A 8 ห้อง 821 Y
FA HD Heat Detector No.92 1 HD-A-8-04 A 8 ห้อง 822 Y
FA HD Heat Detector No.93 1 HD-A-8-05 A 8 ห้อง 823 Y
FA HD Heat Detector No.94 1 HD-A-8-06 A 8 ห้อง 824 Y
FA HD Heat Detector No.95 1 HD-A-8-07 A 8 ห้อง 807 Y
FA HD Heat Detector No.96 1 HD-A-8-08 A 8 ห้อง 808 Y
FA HD Heat Detector No.97 1 HD-A-8-09 A 8 ห้อง 809 Y
FA HD Heat Detector No.98 1 HD-A-8-10 A 8 ห้อง 810 Y
FA HD Heat Detector No.99 1 HD-A-8-11 A 8 ห้อง 811 Y
FA HD Heat Detector No.100 1 HD-A-8-12 A 8 ห้อง 812 Y
FA HD Heat Detector No.101 1 HD-A-8-13 A 8 ห้องหนา้บนัไดทางหนีไฟ Y
FA HD Heat Detector No.102 1 HD-A-9-01 A 9 ห้องน ้าหนา้บนัไดหนีไฟ Y
FA HD Heat Detector No.103 1 HD-A-9-02 A 9 ห้องน ้าหนา้บนัไดหนีไฟ Y
FA HD Heat Detector No.104 1 HD-A-9-03 A 9 ส านกังาน Y
FA HD Heat Detector No.105 1 HD-A-9-04 A 9 Storage Y
FA HD Heat Detector No.106 1 HD-A-9-05 A 9 Consulting Room Y
FA HD Heat Detector No.107 1 HD-A-10-01 A 10 ห้องน ้าหนา้บนัไดหนีไฟ Y
FA HD Heat Detector No.108 1 HD-A-10-02 A 10 ส านกังาน Y
FA HD Heat Detector No.109 1 HD-A-10-03 A 10 ห้องผา้เป้ือน Y
FA HD Heat Detector No.110 1 HD-B-1-01 B 1 ห้องเก็บเคร่ืองครัว Y
FA HD Heat Detector No.111 1 HD-B-1-02 B 1 ห้องเก็บเคร่ืองครัว Y
FA HD Heat Detector No.112 1 HD-B-1-03 B 1 ห้องท าอาหาร Y
FA HD Heat Detector No.113 1 HD-B-1-04 B 1 ห้องท าอาหาร Y
FA HD Heat Detector No.114 1 HD-B-1-05 B 1 ห้องอาหาร Y
FA HD Heat Detector No.115 1 HD-B-1-06 B 1 ห้องอาหาร Y
FA HD Heat Detector No.116 1 HD-B-6-01 B 6 ห้องรีดผา้ Y
FA HD Heat Detector No.117 1 HD-B-6-02 B 6 Translator Y
FA HD Heat Detector No.118 1 HD-B-6-03 B 6 ห้องคุณวิเชียร Y
FA HD Heat Detector No.119 1 HD-B-R-01 B R ดาดฟ้า Y
FA HD Heat Detector No.120 1 HD-E-B-01 E B Translator Y
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FA HD Heat Detector No.121 1 HD-E-B-02 E B ห้องคุณวิเชียร Y
FA HD Heat Detector No.122 1 HD-E-B-03 E B Office CSSD Y
FA HD Heat Detector No.123 1 HD-E-1-01 E 1 ห้องตรวจ C1 Y
FA HD Heat Detector No.124 1 HD-E-1-02 E 1 ห้องตรวจ C3 Y
FA HD Heat Detector No.125 1 HD-E-1-03 E 1 ห้องตรวจ C4 Y
FA HD Heat Detector No.126 1 HD-E-1-04 E 1 หลงัเคาทเ์ตอร์ศูนยส่์งเสริมสุขภาพ Y
FA HD Heat Detector No.127 1 HD-E-1-05 E 1 ห้องตรวจสมรรถภาพปอด Y
FA HD Heat Detector No.128 1 HD-E-1-06 E 1 หนา้ห้องตรวจ W2 Y
FA HD Heat Detector No.129 1 HD-E-1-07 E 1 ห้องตรวจวดัสญัญาณชีพจร Y
FA HD Heat Detector No.130 1 HD-D-1-01 D 1 หนา้ห้องน ้าขา้งห้องอาหาร Y
FA HD Heat Detector No.131 1 HD-D-1-02 D 1 ห้องช่าง Y
FA HD Heat Detector No.132 1 HD-D-1-03 D 1 ในห้องน ้าขา้งห้องอาหาร Y
FA HD Heat Detector No.133 1 HD-D-1-04 D 1 ในห้องน ้าขา้งห้องอาหาร Y
FA HD Heat Detector No.134 1 HD-D-1-05 D 1 ในห้องน ้าขา้งห้องอาหาร Y
FA HD Heat Detector No.135 1 HD-D-1-06 D 1 ทางเดินไปลานจอดจกัรยานยนต์ Y
FA HD Heat Detector No.136 1 HD-D-1-07 D 1 ทางเดินไปลานจอดจกัรยานยนต์ Y
FA HD Heat Detector No.137 1 HD-D-1-08 D 1 ทางเดินไปลานจอดจกัรยานยนต์ Y
FA HD Heat Detector No.138 1 HD-D-1-09 D 1 ทางเดินไปลานจอดจกัรยานยนต์ Y
FA HD Heat Detector No.139 1 HD-D-1-10 D 1 ทางเดินไปลานจอดจกัรยานยนต์ Y
FA HD Heat Detector No.140 1 HD-D-1-11 D 1 ทางเดินไปลานจอดจกัรยานยนต์ Y
FA HD Heat Detector No.141 1 HD-D-1-12 D 1 ลานจอดรถจกัรยานยนต์ Y
FA HD Heat Detector No.142 1 HD-D-1-13 D 1 ลานจอดรถจกัรยานยนต์ Y
FA HD Heat Detector No.143 1 HD-D-1-14 D 1 ลานจอดรถจกัรยานยนต์ Y
FA HD Heat Detector No.144 1 HD-D-1-15 D 1 ห้องออกซิเจน Y
FA HD Heat Detector No.145 1 HD-D-1-16 D 1 ห้อง Medical Gas Y
FA HD Heat Detector No.146 1 HD-D-1-17 D 1 ห้อง Medical Gas Y
FA HD Heat Detector No.147 1 HD-D-1-18 D 1 ห้องขยะ Y
FA HD Heat Detector No.148 1 HD-D-1-19 D 1 ห้องซกัรีด Y
FA HD Heat Detector No.149 1 HD-D-1-20 D 1 ห้องซกัรีด Y
FA HD Heat Detector No.150 1 HD-D-1-21 D 1 ห้องซกัรีด Y
FA HD Heat Detector No.151 1 HD-D-1-22 D 1 ห้องซกัรีด Y
FA HD Heat Detector No.152 1 HD-D-2-01 D 2 ทางลงบนัได St-1 ลานจอดรถ Y
FA HD Heat Detector No.153 1 HD-D-2-02 D 2 หนา้ลิฟทล์านจอด 2A Y
FA HD Heat Detector No.154 1 HD-D-2-03 D 2 ลานจอด 2A Y
FA HD Heat Detector No.155 1 HD-D-2-04 D 2 ลานจอด 2A Y
FA HD Heat Detector No.156 1 HD-D-2-05 D 2 ลานจอด 2A Y
FA HD Heat Detector No.157 1 HD-D-2-06 D 2 ลานจอด 2A Y
FA HD Heat Detector No.158 1 HD-D-2-07 D 2 ลานจอด 2A Y
FA HD Heat Detector No.159 1 HD-D-2-08 D 2 ลานจอด 2A Y
FA HD Heat Detector No.160 1 HD-D-2-09 D 2 ลานจอด 2A Y
FA HD Heat Detector No.161 1 HD-D-2-10 D 2 ลานจอด 2A Y
FA HD Heat Detector No.162 1 HD-D-2-11 D 2 ลานจอด 2A Y
FA HD Heat Detector No.163 1 HD-D-2-12 D 2 ลานจอด 2A Y
FA HD Heat Detector No.164 1 HD-D-2-13 D 2 ลานจอด 2A Y
FA HD Heat Detector No.165 1 HD-D-2-14 D 2 ลานจอด 2A Y
FA HD Heat Detector No.166 1 HD-D-2-15 D 2 ลานจอด 2A Y
FA HD Heat Detector No.167 1 HD-D-2-16 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.168 1 HD-D-2-17 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.169 1 HD-D-2-18 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.170 1 HD-D-2-19 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.171 1 HD-D-2-20 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.172 1 HD-D-2-21 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.173 1 HD-D-2-22 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.174 1 HD-D-2-23 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.175 1 HD-D-2-24 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.176 1 HD-D-2-25 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.177 1 HD-D-2-26 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.178 1 HD-D-2-27 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.179 1 HD-D-2-28 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.180 1 HD-D-2-29 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.181 1 HD-D-2-30 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.182 1 HD-D-2-31 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.183 1 HD-D-2-32 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.184 1 HD-D-2-33 D 2 ลานจอด 2B Y
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FA HD Heat Detector No.185 1 HD-D-2-34 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.186 1 HD-D-2-35 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.187 1 HD-D-2-36 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.188 1 HD-D-2-37 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.189 1 HD-D-2-38 D 2 ลานจอด 2B Y
FA HD Heat Detector No.190 1 HD-D-3-01 D 3 ทางเดินหนา้ลิฟท ์3A Y
FA HD Heat Detector No.191 1 HD-D-3-02 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.192 1 HD-D-3-03 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.193 1 HD-D-3-04 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.194 1 HD-D-3-05 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.195 1 HD-D-3-06 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.196 1 HD-D-3-07 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.197 1 HD-D-3-08 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.198 1 HD-D-3-09 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.199 1 HD-D-3-10 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.200 1 HD-D-3-11 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.201 1 HD-D-3-12 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.202 1 HD-D-3-13 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.203 1 HD-D-3-14 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.204 1 HD-D-3-15 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.205 1 HD-D-3-16 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.206 1 HD-D-3-17 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.207 1 HD-D-3-18 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.208 1 HD-D-3-19 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.209 1 HD-D-3-20 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.210 1 HD-D-3-21 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.211 1 HD-D-3-22 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.212 1 HD-D-3-23 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.213 1 HD-D-3-24 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.214 1 HD-D-3-25 D 3 ลานจอด 3A Y
FA HD Heat Detector No.215 1 HD-D-3-26 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.216 1 HD-D-3-27 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.217 1 HD-D-3-28 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.218 1 HD-D-3-29 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.219 1 HD-D-3-30 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.220 1 HD-D-3-31 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.221 1 HD-D-3-32 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.222 1 HD-D-3-33 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.223 1 HD-D-3-34 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.224 1 HD-D-3-35 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.225 1 HD-D-3-36 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.226 1 HD-D-3-37 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.227 1 HD-D-3-38 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.228 1 HD-D-3-39 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.229 1 HD-D-3-40 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.230 1 HD-D-3-41 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.231 1 HD-D-3-42 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.232 1 HD-D-3-43 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.233 1 HD-D-3-44 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.234 1 HD-D-3-45 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.235 1 HD-D-3-46 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.236 1 HD-D-3-47 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.237 1 HD-D-3-48 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.238 1 HD-D-3-49 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.239 1 HD-D-3-50 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.240 1 HD-D-3-51 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.241 1 HD-D-3-52 D 3 ลานจอด 3B Y
FA HD Heat Detector No.242 1 HD-D-4-01 D 4 ทางเดินหนา้ลิฟท ์4A Y
FA HD Heat Detector No.243 1 HD-D-4-02 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.244 1 HD-D-4-03 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.245 1 HD-D-4-04 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.246 1 HD-D-4-05 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.247 1 HD-D-4-06 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.248 1 HD-D-4-07 D 4 ลานจอด 4A Y
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FA HD Heat Detector No.249 1 HD-D-4-08 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.250 1 HD-D-4-09 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.251 1 HD-D-4-10 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.252 1 HD-D-4-11 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.253 1 HD-D-4-12 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.254 1 HD-D-4-13 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.255 1 HD-D-4-14 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.256 1 HD-D-4-15 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.257 1 HD-D-4-16 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.258 1 HD-D-4-17 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.259 1 HD-D-4-18 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.260 1 HD-D-4-19 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.261 1 HD-D-4-20 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.262 1 HD-D-4-21 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.263 1 HD-D-4-22 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.264 1 HD-D-4-23 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.265 1 HD-D-4-24 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.266 1 HD-D-4-25 D 4 ลานจอด 4A Y
FA HD Heat Detector No.267 1 HD-D-4-26 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.268 1 HD-D-4-27 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.269 1 HD-D-4-28 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.270 1 HD-D-4-29 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.271 1 HD-D-4-30 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.272 1 HD-D-4-31 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.273 1 HD-D-4-32 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.274 1 HD-D-4-33 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.275 1 HD-D-4-34 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.276 1 HD-D-4-35 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.277 1 HD-D-4-36 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.278 1 HD-D-4-37 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.279 1 HD-D-4-38 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.280 1 HD-D-4-39 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.281 1 HD-D-4-40 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.282 1 HD-D-4-41 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.283 1 HD-D-4-42 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.284 1 HD-D-4-43 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.285 1 HD-D-4-44 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.286 1 HD-D-4-45 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.287 1 HD-D-4-46 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.288 1 HD-D-4-47 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.289 1 HD-D-4-48 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.290 1 HD-D-4-49 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.291 1 HD-D-4-50 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.292 1 HD-D-4-51 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.293 1 HD-D-4-52 D 4 ลานจอด 4B Y
FA HD Heat Detector No.294 1 HD-D-5-01 D 5 ทางเดินหนา้ลิฟท ์5A Y
FA HD Heat Detector No.295 1 HD-D-5-02 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.296 1 HD-D-5-03 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.297 1 HD-D-5-04 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.298 1 HD-D-5-05 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.299 1 HD-D-5-06 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.300 1 HD-D-5-07 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.301 1 HD-D-5-08 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.302 1 HD-D-5-09 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.303 1 HD-D-5-10 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.304 1 HD-D-5-11 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.305 1 HD-D-5-12 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.306 1 HD-D-5-13 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.307 1 HD-D-5-14 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.308 1 HD-D-5-15 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.309 1 HD-D-5-16 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.310 1 HD-D-5-17 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.311 1 HD-D-5-18 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.312 1 HD-D-5-19 D 5 ลานจอด 5A Y
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FA HD Heat Detector No.313 1 HD-D-5-20 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.314 1 HD-D-5-21 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.315 1 HD-D-5-22 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.316 1 HD-D-5-23 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.317 1 HD-D-5-24 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.318 1 HD-D-5-25 D 5 ลานจอด 5A Y
FA HD Heat Detector No.319 1 HD-D-5-26 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.320 1 HD-D-5-27 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.321 1 HD-D-5-28 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.322 1 HD-D-5-29 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.323 1 HD-D-5-30 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.324 1 HD-D-5-31 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.325 1 HD-D-5-32 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.326 1 HD-D-5-33 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.327 1 HD-D-5-34 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.328 1 HD-D-5-35 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.329 1 HD-D-5-36 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.330 1 HD-D-5-37 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.331 1 HD-D-5-38 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.332 1 HD-D-5-39 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.333 1 HD-D-5-40 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.334 1 HD-D-5-41 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.335 1 HD-D-5-42 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.336 1 HD-D-5-43 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.337 1 HD-D-5-44 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.338 1 HD-D-5-45 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.339 1 HD-D-5-46 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.340 1 HD-D-5-47 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.341 1 HD-D-5-48 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.342 1 HD-D-5-49 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.343 1 HD-D-5-50 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.344 1 HD-D-5-51 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.345 1 HD-D-5-52 D 5 ลานจอด 5B Y
FA HD Heat Detector No.346 1 HD-D-6-01 D 6 ทางเดินหนา้ลิฟท ์6A Y
FA HD Heat Detector No.347 1 HD-D-6-02 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.348 1 HD-D-6-03 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.349 1 HD-D-6-04 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.350 1 HD-D-6-05 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.351 1 HD-D-6-06 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.352 1 HD-D-6-07 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.353 1 HD-D-6-08 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.354 1 HD-D-6-09 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.355 1 HD-D-6-10 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.356 1 HD-D-6-11 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.357 1 HD-D-6-12 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.358 1 HD-D-6-13 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.359 1 HD-D-6-14 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.360 1 HD-D-6-15 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.361 1 HD-D-6-16 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.362 1 HD-D-6-17 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.363 1 HD-D-6-18 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.364 1 HD-D-6-19 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.365 1 HD-D-6-20 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.366 1 HD-D-6-21 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.367 1 HD-D-6-22 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.368 1 HD-D-6-23 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.369 1 HD-D-6-24 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.370 1 HD-D-6-25 D 6 ลานจอด 6A Y
FA HD Heat Detector No.371 1 HD-D-6-26 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.372 1 HD-D-6-27 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.373 1 HD-D-6-28 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.374 1 HD-D-6-29 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.375 1 HD-D-6-30 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.376 1 HD-D-6-31 D 6 ลานจอด 6B Y
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FA HD Heat Detector No.377 1 HD-D-6-32 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.378 1 HD-D-6-33 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.379 1 HD-D-6-34 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.380 1 HD-D-6-35 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.381 1 HD-D-6-36 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.382 1 HD-D-6-37 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.383 1 HD-D-6-38 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.384 1 HD-D-6-39 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.385 1 HD-D-6-40 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.386 1 HD-D-6-41 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.387 1 HD-D-6-42 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.388 1 HD-D-6-43 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.389 1 HD-D-6-44 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.390 1 HD-D-6-45 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.391 1 HD-D-6-46 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.392 1 HD-D-6-47 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.393 1 HD-D-6-48 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.394 1 HD-D-6-49 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.395 1 HD-D-6-50 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.396 1 HD-D-6-51 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.397 1 HD-D-6-52 D 6 ลานจอด 6B Y
FA HD Heat Detector No.398 1 HD-D-7-01 D 7 ทางเดินหนา้ลิฟท ์7A Y
FA HD Heat Detector No.399 1 HD-D-7-02 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.400 1 HD-D-7-03 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.401 1 HD-D-7-04 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.402 1 HD-D-7-05 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.403 1 HD-D-7-06 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.404 1 HD-D-7-07 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.405 1 HD-D-7-08 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.406 1 HD-D-7-09 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.407 1 HD-D-7-10 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.408 1 HD-D-7-11 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.409 1 HD-D-7-12 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.410 1 HD-D-7-13 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.411 1 HD-D-7-14 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.412 1 HD-D-7-15 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.413 1 HD-D-7-16 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.414 1 HD-D-7-17 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.415 1 HD-D-7-18 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.416 1 HD-D-7-19 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.417 1 HD-D-7-20 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.418 1 HD-D-7-21 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.419 1 HD-D-7-22 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.420 1 HD-D-7-23 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.421 1 HD-D-7-24 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.422 1 HD-D-7-25 D 7 ลานจอด 7A Y
FA HD Heat Detector No.423 1 HD-D-7-26 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.424 1 HD-D-7-27 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.425 1 HD-D-7-28 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.426 1 HD-D-7-29 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.427 1 HD-D-7-30 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.428 1 HD-D-7-31 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.429 1 HD-D-7-32 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.430 1 HD-D-7-33 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.431 1 HD-D-7-34 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.432 1 HD-D-7-35 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.433 1 HD-D-7-36 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.434 1 HD-D-7-37 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.435 1 HD-D-7-38 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.436 1 HD-D-7-39 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.437 1 HD-D-7-40 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.438 1 HD-D-7-41 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.439 1 HD-D-7-42 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.440 1 HD-D-7-43 D 7 ลานจอด 7B Y
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FA HD Heat Detector No.441 1 HD-D-7-44 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.442 1 HD-D-7-45 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.443 1 HD-D-7-46 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.444 1 HD-D-7-47 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.445 1 HD-D-7-48 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.446 1 HD-D-7-49 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.447 1 HD-D-7-50 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.448 1 HD-D-7-51 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.449 1 HD-D-7-52 D 7 ลานจอด 7B Y
FA HD Heat Detector No.450 1 HD-D-8-01 D 8 ทางเดินหนา้ลิฟท ์8A Y
FA HD Heat Detector No.451 1 HD-D-8-02 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.452 1 HD-D-8-03 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.453 1 HD-D-8-04 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.454 1 HD-D-8-05 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.455 1 HD-D-8-06 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.456 1 HD-D-8-07 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.457 1 HD-D-8-08 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.458 1 HD-D-8-09 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.459 1 HD-D-8-10 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.460 1 HD-D-8-11 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.461 1 HD-D-8-12 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.462 1 HD-D-8-13 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.463 1 HD-D-8-14 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.464 1 HD-D-8-15 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.465 1 HD-D-8-16 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.466 1 HD-D-8-17 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.467 1 HD-D-8-18 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.468 1 HD-D-8-19 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.469 1 HD-D-8-20 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.470 1 HD-D-8-21 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.471 1 HD-D-8-22 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.472 1 HD-D-8-23 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.473 1 HD-D-8-24 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.474 1 HD-D-8-25 D 8 ลานจอด 8A Y
FA HD Heat Detector No.475 1 HD-D-8-26 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.476 1 HD-D-8-27 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.477 1 HD-D-8-28 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.478 1 HD-D-8-29 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.479 1 HD-D-8-30 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.480 1 HD-D-8-31 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.481 1 HD-D-8-32 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.482 1 HD-D-8-33 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.483 1 HD-D-8-34 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.484 1 HD-D-8-35 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.485 1 HD-D-8-36 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.486 1 HD-D-8-37 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.487 1 HD-D-8-38 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.488 1 HD-D-8-39 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.489 1 HD-D-8-40 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.490 1 HD-D-8-41 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.491 1 HD-D-8-42 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.492 1 HD-D-8-43 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.493 1 HD-D-8-44 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.494 1 HD-D-8-45 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.495 1 HD-D-8-46 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.496 1 HD-D-8-47 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.497 1 HD-D-8-48 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.498 1 HD-D-8-49 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.499 1 HD-D-8-50 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.500 1 HD-D-8-51 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.501 1 HD-D-8-52 D 8 ลานจอด 8B Y
FA HD Heat Detector No.502 1 HD-C-1-01 C 1 ในห้องน ้าหญิงชั้น 1 Y
FA HD Heat Detector No.503 1 HD-C-1-02 C 1 ในห้องน ้าชาย Y
FA HD Heat Detector No.504 1 HD-C-1-03 C 1 ในห้องน ้าชาย Y
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FA HD Heat Detector No.505 1 HD-C-1-04 C 1 ในห้องเก็บของแม่บา้น Y
FA HD Heat Detector No.506 1 HD-C-1-05 C 1 ในห้องเก็บของแม่บา้น Y
FA HD Heat Detector No.507 1 HD-C-1-06 C 1 ในห้องน ้าร้านคา้ Y
FA HD Heat Detector No.508 1 HD-C-1-07 C 1 ในห้องน ้าร้านคา้ Y
FA HD Heat Detector No.509 1 HD-C-1-08 C 1 ในห้องน ้าร้านคา้ Y
FA HD Heat Detector No.510 1 HD-C-1-09 C 1 ในโถงบนัได ST-2 Y
FA HD Heat Detector No.511 1 SD-C-2-114 C 2 หนา้ห้องตรวจ12เด็กภูมิแพ้ Y
FA HD Heat Detector No.512 1 SD-C-2-115 C 2 ห้องพกัเบรกเจา้หนา้ท่ีเด็กภูมิแพ้ Y
FA HD Heat Detector No.513 1 SD-C-2-116 C 2 ส านกังานเด็กภูมิแพ้ Y
FA HD Heat Detector No.514 1 HD-C-2-01 C 2 ห้องน ้าหญิงชั้น2 Y
FA HD Heat Detector No.515 1 HD-C-2-02 C 2 ห้องน ้าหญิงชั้น2 Y
FA HD Heat Detector No.516 1 HD-C-2-03 C 2 ห้องน ้าหญิงชั้น2 Y
FA HD Heat Detector No.517 1 HD-C-2-04 C 2 ห้องเก็บของแม่บา้น Y
FA HD Heat Detector No.518 1 HD-C-2-05 C 2 ทางเขา้ห้องน ้าชาย Y
FA HD Heat Detector No.519 1 HD-C-3-01 C 3 ห้องน ้าคนพิการ แผนกผ่าตดั Y ADD
FA HD Heat Detector No.520 1 HD-C-3-02 C 3 ห้อง LOCKER 60 คน Y ADD
FA HD Heat Detector No.521 1 HD-C-3-03 C 3 ห้อง LOCKER 51 คน Y ADD
FA HD Heat Detector No.522 1 HD-C-3-04 C 3 ห้องน ้าหญิง ห้องเล็ก Y ADD
FA HD Heat Detector No.523 1 HD-C-3-05 C 3 ห้องน ้าชาย Y ADD
FA HD Heat Detector No.524 1 HD-C-3-06 C 3 ห้องน ้าพนกังานหญิง Y ADD
FA HD Heat Detector No.525 1 HD-C-3-07 C 3 ห้องน ้าพนกังานชาย Y ADD
FA HD Heat Detector No.526 1 HD-C-3-08 C 3 หนา้ห้องอาบน ้า Y ADD
FA HD Heat Detector No.527 1 HD-C-3-09 C 3 ห้องผ่าตดั 1 Y ADD
FA HD Heat Detector No.528 1 HD-C-3-10 C 3 ห้องผ่าตดั 2 Y ADD
FA HD Heat Detector No.529 1 HD-C-3-11 C 3 ห้องทิง้ผา้ ห้องผ่าตดั 2 Y ADD
FA HD Heat Detector No.530 1 HD-C-3-12 C 3 ห้องลา้งมือ หลงัผ่าตดั Y ADD
FA HD Heat Detector No.531 1 HD-C-3-13 C 3 ห้องผ่าตดั 3 Y ADD
FA HD Heat Detector No.532 1 HD-C-3-14 C 3 ห้องทิง้ผา้ ห้องผ่าตดั 3 Y ADD
FA HD Heat Detector No.533 1 HD-C-3-15 C 3 ห้องผ่าตดั 4 ตวัท่ี 1 Y ADD
FA HD Heat Detector No.534 1 HD-C-3-16 C 3 ห้องผ่าตดั 4 ตวัท่ี 2 Y ADD
FA HD Heat Detector No.535 1 HD-C-3-17 C 3 ห้องผ่าตดั 5 ตวัท่ี 1 Y ADD
FA HD Heat Detector No.536 1 HD-C-3-18 C 3 ห้องผ่าตดั 5  ตวัท่ี 2 Y ADD
FA HD Heat Detector No.537 1 HD-C-3-19 C 3 ห้องทิง้ผา้ Y ADD
FA HD Heat Detector No.538 1 HD-C-3-20 C 3 ห้องผ่าตดั 6  ตวัท่ี 1 Y ADD
FA HD Heat Detector No.539 1 HD-C-3-21 C 3 ห้องผ่าตดั 6  ตวัท่ี 2 Y ADD
FA HD Heat Detector No.540 1 HD-C-3-22 C 3 ห้องผ่าตดั 6  ตวัท่ี 3 Y ADD
FA HD Heat Detector No.541 1 HD-C-3-23 C 3 ห้องผ่าตดั 6  ตวัท่ี 4 Y ADD
FA HD Heat Detector No.542 1 HD-C-3-24 C 3 ห้องผ่าตดั 7 ตวัท่ี 1 Y ADD
FA HD Heat Detector No.543 1 HD-C-3-25 C 3 ห้องผ่าตดั 7 ตวัท่ี 2 Y ADD
FA HD Heat Detector No.544 1 HD-C-3-26 C 3 ห้องผ่าตดั 7 ตวัท่ี 3 Y ADD
FA HD Heat Detector No.545 1 HD-C-3-27 C 3 ห้องผ่าตดั 7 ตวัท่ี 4 Y ADD
FA HD Heat Detector No.546 1 HD-C-3-28 C 3 ห้องผ่าตดั 8 ตวัท่ี 1 Y ADD
FA HD Heat Detector No.547 1 HD-C-3-29 C 3 ห้องผ่าตดั 8 ตวัท่ี 2 Y ADD
FA HD Heat Detector No.548 1 HD-C-3-30 C 3 ห้องทิง้ผา้ ตวัท่ี 1 Y ADD
FA HD Heat Detector No.549 1 HD-C-3-31 C 3 ห้องทิง้ผา้ ตวัท่ี 2 Y ADD
FA HD Heat Detector No.550 1 HD-C-3-32 C 3 ห้องผ่าตดั 9 ตวัท่ี 1 Y ADD
FA HD Heat Detector No.551 1 HD-C-3-33 C 3 ห้องผ่าตดั 9 ตวัท่ี 2 Y ADD
FA HD Heat Detector No.552 1 HD-C-3-34 C 3 ห้องชงนม Y ADD
FA HD Heat Detector No.553 1 HD-C-3-35 C 3 ห้องเก็บนม Y ADD
FA HD Heat Detector No.554 1 HD-C-3-36 C 3 ห้องลา้ง Y ADD
FA HD Heat Detector No.555 1 HD-C-3-37 C 3 ห้องน่ึง Y ADD
FA HD Heat Detector No.556 1 HD-C-3-38 C 3 LOCKER 18 คน แผนกท าคลอด Y ADD
FA HD Heat Detector No.557 1 HD-C-3-39 C 3 ห้อง DIRTY Y ADD
FA HD Heat Detector No.558 1 HD-C-3-40 C 3 ห้องอาบน ้าเด็ก Y ADD
FA HD Heat Detector No.559 1 HD-C-5-01 C 5 Dirty Room Y
FA HD Heat Detector No.560 1 HD-C-5-02 C 5 Dirty Room Y
FA HD Heat Detector No.561 1 HD-C-5-03 C 5 Dirty Room Y
FA HD Heat Detector No.562 1 HD-C-5-04 C 5 Dirty Room Y
FA HD Heat Detector No.563 1 HD-C-6-01 C 6 ในห้องน ้าเจา้หนา้ท่ีชั้น 6 Y
FA HD Heat Detector No.564 1 HD-C-7-01 C 7 ในห้องน ้าเจา้หนา้ท่ีชั้น 6 Y
FA HD Heat Detector No.565 1 HD-C-9-01 C 9 ในห้องน ้าเจา้หนา้ท่ีชั้น 7 Y
FA HD Heat Detector No.566 1 HD-C-10-01 C 10 ห้องน ้า 1001 ฝ่ังผูป่้วย Y ADD
FA HD Heat Detector No.567 1 HD-C-10-02 C 10 ห้องน ้า  1001 ฝ่ังพกัญาติ Y ADD
FA HD Heat Detector No.568 1 HD-C-10-03 C 10 ห้องน ้า  1002 ฝ่ังผูป่้วย Y ADD
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FA HD Heat Detector No.569 1 HD-C-10-04 C 10 ห้องน ้า  1002 ฝ่ังพกัญาติ Y ADD
FA HD Heat Detector No.570 1 HD-C-10-05 C 10 ห้องน ้า  1003 ฝ่ังผูป่้วย Y ADD
FA HD Heat Detector No.571 1 HD-C-10-06 C 10 ห้องน ้า  1003 ฝ่ังพกัญาติ Y ADD
FA HD Heat Detector No.572 1 HD-C-10-07 C 10 ห้องน ้า  1004 ฝ่ังผูป่้วย Y ADD
FA HD Heat Detector No.573 1 HD-C-10-08 C 10 ห้องน ้า  1004 ฝ่ังพกัญาติ Y ADD
FA HD Heat Detector No.574 1 HD-C-10-09 C 10 ห้องน ้า  1005 ฝ่ังผูป่้วย Y ADD
FA HD Heat Detector No.575 1 HD-C-10-10 C 10 ห้องน ้า  1005 ฝ่ังพกัญาติ Y ADD
FA HD Heat Detector No.576 1 HD-C-10-11 C 10 ห้องน ้า  1006 ฝ่ังผูป่้วย Y ADD
FA HD Heat Detector No.577 1 HD-C-10-12 C 10 ห้องน ้า  1006 ฝ่ังพกัญาติ Y ADD
FA HD Heat Detector No.578 1 HD-C-10-13 C 10 ห้องน ้า  1007 ฝ่ังผูป่้วย Y ADD
FA HD Heat Detector No.579 1 HD-C-10-14 C 10 ห้องน ้า  1007 ฝ่ังพกัญาติ Y ADD
FA HD Heat Detector No.580 1 HD-C-10-15 C 10 ห้องน ้า  1008 ฝ่ังผูป่้วย Y ADD
FA HD Heat Detector No.581 1 HD-C-10-16 C 10 ห้องน ้า  1008 ฝ่ังพกัญาติ Y ADD
FA HD Heat Detector No.582 1 HD-C-10-17 C 10 ห้องน ้า  1009 ฝ่ังผูป่้วย Y ADD
FA HD Heat Detector No.583 1 HD-C-10-18 C 10 ห้องน ้า  1009 ฝ่ังพกัญาติ Y ADD
FA HD Heat Detector No.584 1 HD-C-12-01 C 12 ในห้องน ้าคนพิการ Y
FA HD Heat Detector No.585 1 HD-C-12-02 C 12 ในห้องน ้าชาย Y
FA HD Heat Detector No.586 1 HD-C-12-03 C 12 ในห้องน ้าหญิง Y
FA HD Heat Detector No.587 1 HD-C-12-04 C 12 ในห้อง Staff Lounge Y
FA HD Heat Detector No.588 1 HD-C-12-05 C 12 ห้องน ้าห้องล่าม Japan Y
FA HD Heat Detector No.589 1 HD-C-12-06 C 12 ห้องน ้า 1211 Y
FA HD Heat Detector No.590 1 HD-C-12-07 C 12 ห้องน ้า 1210 Y
FA HD Heat Detector No.591 1 HD-C-12-08 C 12 ห้องน ้า 1209 Y
FA HD Heat Detector No.592 1 HD-C-12-09 C 12 ห้องน ้า 1208 Y
FA HD Heat Detector No.593 1 HD-C-12-10 C 12 ห้องน ้า 1207 Y
FA HD Heat Detector No.594 1 HD-C-12-11 C 12 ห้องน ้า 1206 Y
FA HD Heat Detector No.595 1 HD-C-12-12 C 12 ห้องน ้า 1205 Y
FA HD Heat Detector No.596 1 HD-C-12-13 C 12 ห้องน ้า 1203 Y
FA HD Heat Detector No.597 1 HD-C-12-14 C 12 ห้องน ้า 1202 Y
FA HD Heat Detector No.598 1 HD-C-12-15 C 12 ห้องน ้า 1201 Y
FA HD Heat Detector No.599 1 HD-C-12-16 C 12 ห้องน ้าญาติ 1201 Y
FA HD Heat Detector No.600 1 HD-C-12-01 C 12 ในห้องน ้าคนพิการ Y
FA HD Heat Detector No.601 1 HD-C-12-02 C 12 ในห้องน ้าชาย Y
FA HD Heat Detector No.602 1 HD-C-12-03 C 12 ในห้องน ้าหญิง Y
FA HD Heat Detector No.603 1 HD-C-12-04 C 12 ในห้อง Staff Lounge Y
FA HD Heat Detector No.604 1 HD-C-12-05 C 12 ห้องน ้าห้องล่าม Japan Y
FA HD Heat Detector No.605 1 HD-C-12-06 C 12 ห้องน ้า 1211 Y
FA HD Heat Detector No.606 1 HD-C-12-07 C 12 ห้องน ้า 1210 Y
FA HD Heat Detector No.607 1 HD-C-12-08 C 12 ห้องน ้า 1209 Y
FA HD Heat Detector No.608 1 HD-C-12-09 C 12 ห้องน ้า 1208 Y
FA HD Heat Detector No.609 1 HD-C-12-10 C 12 ห้องน ้า 1207 Y
FA HD Heat Detector No.610 1 HD-C-12-11 C 12 ห้องน ้า 1206 Y
FA HD Heat Detector No.611 1 HD-C-12-12 C 12 ห้องน ้า 1205 Y
FA HD Heat Detector No.612 1 HD-C-12-13 C 12 ห้องน ้า 1203 Y
FA HD Heat Detector No.613 1 HD-C-12-14 C 12 ห้องน ้า 1202 Y
FA HD Heat Detector No.614 1 HD-C-12-15 C 12 ห้องน ้า 1201 Y
FA HD Heat Detector No.615 1 HD-C-12-16 C 12 ห้องน ้าญาติ 1201 Y
FA FIRE ALARM TROUBLE  PANEL 65 13 2 2 5 8 4 5 3 4 3 12 4
FA BA Bell No.01 1 BA-A-B-01 A B หนา้ลิฟทช์ั้น B Y
FA BA Bell No.02 1 BA-A-1-01 A 1 หนา้ลิฟทช์ั้น 1 Y
FA BA Bell No.03 1 BA-A-2-01 A 2 เคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA BA Bell No.04 1 BA-A-2-02 A 2 เคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA BA Bell No.05 1 BA-A-2-03 A 2 ขา้งลิฟทช์ั้น 2 Y
FA BA Bell No.06 1 BA-A-3-01 A 3 ห้องเก็บของสกปรก Y
FA BA Bell No.07 1 BA-A-3-02 A 3 ตรงขา้มลิฟทพ์นกังาน Y
FA BA Bell No.08 1 BA-A-3-03 A 3 หนา้บนัไดหนีไฟ Y
FA BA Bell No.09 1 BA-A-3-04 A 3 ขา้งห้อง ICU16 Y
FA BA Bell No.10 1 BA-A-3-05 A 3 หนา้ลิฟทช์ั้น 3 Y
FA BA Bell No.11 1 BA-A-4-01 A 4 ห้องประชุม Y
FA BA Bell No.12 1 BA-A-4-02 A 4 ห้องประชุม Y
FA BA Bell No.13 1 BA-A-4-03 A 4 ไตเทียม Y
FA BA Bell No.14 1 BA-A-4-04 A 4 หนา้ประตูหนีไฟ Y
FA BA Bell No.15 1 BA-A-4-05 A 4 เตรียมอาหาร Y
FA BA Bell No.16 1 BA-A-4-06 A 4 หนา้ลิฟทช์ั้น 4 Y
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FA BA Bell No.17 1 BA-A-4-07 A 4 เคาทเ์ตอร์ GI Y
FA BA Bell No.18 1 BA-A-4-08 A 4 สถาบนัความงามสมิติเวช Y
FA BA Bell No.19 1 BA-A-4-09 A 4 สถาบนัความงามสมิติเวช Y
FA BA Bell No.20 1 BA-A-5-01 A 5 หนา้ประตูหนีไฟ Y
FA BA Bell No.21 1 BA-A-5-02 A 5 ขา้งเคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA BA Bell No.22 1 BA-A-5-03 A 5 หนา้ลิฟทช์ั้น 5 Y
FA BA Bell No.23 1 BA-A-6-01 A 6 หนา้ประตูหนีไฟ Y
FA BA Bell No.24 1 BA-A-6-02 A 6 ขา้งเคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA BA Bell No.25 1 BA-A-6-03 A 6 หนา้ลิฟทช์ั้น 6 Y
FA BA Bell No.26 1 BA-A-7-01 A 7 หนา้ประตูหนีไฟ Y
FA BA Bell No.27 1 BA-A-7-02 A 7 ขา้งเคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA BA Bell No.28 1 BA-A-7-03 A 7 หนา้ลิฟทข์ั้น 7 Y
FA BA Bell No.29 1 BA-A-8-01 A 8 หนา้ประตูหนีไฟ Y
FA BA Bell No.30 1 BA-A-8-02 A 8 ขา้งเคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA BA Bell No.31 1 BA-A-8-03 A 8 หนา้ลิฟทช์ั้น 8 Y
FA BA Bell No.32 1 BA-A-9-01 A 9 หนา้บนัไดหนีไฟ Y
FA BA Bell No.33 1 BA-A-9-02 A 9 ขา้งเคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA BA Bell No.34 1 BA-A-9-03 A 9 หนา้ลิฟทช์ั้น 9 Y
FA BA Bell No.35 1 BA-A-10-01 A 10 หนา้บนัไดหนีไฟ Y
FA BA Bell No.36 1 BA-A-10-02 A 10 ขา้งเคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA BA Bell No.37 1 BA-A-10-03 A 10 หนา้ลิฟทช์ั้น 10 Y
FA BA Bell No.38 1 BA-B-1-01 B 1 หนา้ลิฟทช์ั้น 1 Y
FA BA Bell No.39 1 BA-B-1-02 B 1 ห้องอาหาร Y
FA BA Bell No.40 1 BA-B-2-01 B 2 ขา้งห้องช่อง Service Y
FA BA Bell No.41 1 BA-B-3-01 B 3 หนา้ลิฟทช์ั้น 3 Y
FA BA Bell No.42 1 BA-B-4-01 B 4 หนา้ลิฟทช์ั้น 4 Y
FA BA Bell No.43 1 BA-B-4-01 B 4 โถงทางเดินในโซนออฟฟิศ ฝ่ังซา้ย Y
FA BA Bell No.44 1 BA-B-4-01 B 4 โถงทางเดินในโซนออฟฟิศ ฝ่ังขวา Y
FA BA Bell No.43 1 BA-B-5-01 B 5 หนา้ลิฟทช์ั้น 5 Y
FA BA Bell No.45 1 BA-B-6-01 B 6 หนา้ลิฟทช์ั้น 6 Y
FA BA Bell No.46 1 BA-B-7-01 B 7 หนา้ลิฟทช์ั้น 7 Y
FA BA Bell No.47 1 BA-B-7-02 B 7 ห้อง Commitment Y
FA BA Bell No.48 1 BA-B-R-01 B R ดาดฟ้า Y
FA BA Bell No.49 1 BA-C-3-01 C 3 ขา้งตู ้FHC แผนกผ่าตดั Y ADD
FA BA Bell No.50 1 BA-C-3-02 C 3 หนา้ห้องน ้าพนกังานชาย Y ADD
FA BA Bell No.51 1 BA-C-3-03 C 3 ขา้งห้องไฟฟ้า Y ADD
FA BA Bell No.52 1 BA-C-3-04 C 3 โถงทางดา้นส่งอาหาร Y ADD
FA BA Bell No.53 1 BA-C-3-05 C 3 หนา้ห้อง EQUIPMENT แผนกท าคลอด Y ADD
FA BA Bell No.54 1 BA-C-3-06 C 3 หนา้โถงลิฟต ์SERVICE ขา้งบนัไดกลางอาคาร Y ADD
FA BA Bell No.55 1 BA-C-3-07 C 3 ขา้งตู ้FHC โถงทางเดินหนา้ห้องผ่าตดั Y ADD
FA BA Bell No.56 1 BA-C-3-08 C 3 หนา้ห้องผ่าตดั 3 Y ADD
FA BA Bell No.57 1 BA-C-3-09 C 3 หลงัห้องชงนม โถงทางเดิน OB.LDR Y ADD
FA BA Bell No.58 1 BA-C-3-10 C 3 หลงัห้องผ่าตดั 5 Y ADD
FA BA Bell No.59 1 BA-C-3-11 C 3 หลงัห้องผ่าตดั 7 โถงทางเดิน SOIL CORRIDOR Y ADD
FA BA Bell No.60 1 BA-C-3-12 C 3 หลงัห้องน่ึงผา้ แผนกท าคลอด Y ADD
FA BA Bell No.61 1 BA-E-B-01 E B ขา้งห้องเจาะเลือด Y
FA BA Bell No.62 1 BA-E-B-02 E B ห้องปลอดเช้ือ Y
FA BA Bell No.63 1 BA-E-1-01 E 1 ขา้งห้องตรวจ C4 Y
FA BA Bell No.64 1 BA-E-1-02 E 1 ขา้ง TV Y
ER Horn With Strobe 115 13 10 10 11 11 9 6 5 8 8 12 12
ER HWS Horn With Strobe No.01 1 HWS-D-1-01 D 1 หนา้ลิฟทอ์าคารจอดรถ Y
ER HWS Horn With Strobe No.02 1 HWS-D-1-02 D 1 ห้องขา้งลิฟทช์ั้น 1 Y
ER HWS Horn With Strobe No.03 1 HWS-D-1-03 D 1 หนา้ห้องน ้าขา้งห้องอาหาร Y
ER HWS Horn With Strobe No.04 1 HWS-D-1-04 D 1 ในห้องอาหาร Y
ER HWS Horn With Strobe No.05 1 HWS-D-1-05 D 1 ทางเดินไปห้อง Gen Y
ER HWS Horn With Strobe No.06 1 HWS-D-1-06 D 1 ในห้องเก็บยา Y
ER HWS Horn With Strobe No.07 1 HWS-D-1-07 D 1 หนา้ห้องซกัรีด Y
ER HWS Horn With Strobe No.08 1 HWS-D-1-08 D 1 ขา้งห้อง Body Y
ER HWS Horn With Strobe No.09 1 HWS-D-1-09 D 1 ลานจอดรถจกัรยานยนต์ Y
ER HWS Horn With Strobe No.10 1 HWS-D-2-01 D 2 หนา้ลิฟทล์านจอดชั้น 2 Y
ER HWS Horn With Strobe No.11 1 HWS-D-2-02 D 2 ห้องขา้งลิฟทล์านจอด Y
ER HWS Horn With Strobe No.12 1 HWS-D-2-03 D 2 หนา้ประตูบนัได ST-3 Y
ER HWS Horn With Strobe No.13 1 HWS-D-2-04 D 2 หนา้ประตูบนัได ST-2 Y
ER HWS Horn With Strobe No.14 1 HWS-D-3-01 D 3 บนัได ST-1ลานจอดรถ Y
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ER HWS Horn With Strobe No.15 1 HWS-D-3-02 D 3 ในห้องขส้งลิฟทล์านจอด Y
ER HWS Horn With Strobe No.16 1 HWS-D-3-03 D 3 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-3 Y
ER HWS Horn With Strobe No.17 1 HWS-D-3-04 D 3 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-2 Y
ER HWS Horn With Strobe No.18 1 HWS-D-3-05 D 3 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-4 Y
ER HWS Horn With Strobe No.19 1 HWS-D-4-01 D 4 บนัได ST-1ลานจอดรถ Y
ER HWS Horn With Strobe No.20 1 HWS-D-4-02 D 4 ในห้องขส้งลิฟทล์านจอด Y
ER HWS Horn With Strobe No.21 1 HWS-D-4-03 D 4 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-3 Y
ER HWS Horn With Strobe No.22 1 HWS-D-4-04 D 4 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-2 Y
ER HWS Horn With Strobe No.23 1 HWS-D-4-05 D 4 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-4 Y
ER HWS Horn With Strobe No.24 1 HWS-D-5-01 D 5 บนัได ST-1ลานจอดรถ Y
ER HWS Horn With Strobe No.25 1 HWS-D-5-02 D 5 ในห้องขส้งลิฟทล์านจอด Y
ER HWS Horn With Strobe No.26 1 HWS-D-5-03 D 5 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-3 Y
ER HWS Horn With Strobe No.27 1 HWS-D-5-04 D 5 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-2 Y
ER HWS Horn With Strobe No.28 1 HWS-D-5-05 D 5 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-4 Y
ER HWS Horn With Strobe No.29 1 HWS-D-6-01 D 6 บนัได ST-1ลานจอดรถ Y
ER HWS Horn With Strobe No.30 1 HWS-D-6-02 D 6 ในห้องขา้งลิฟทล์านจอด Y
ER HWS Horn With Strobe No.31 1 HWS-D-6-03 D 6 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-3 Y
ER HWS Horn With Strobe No.32 1 HWS-D-6-04 D 6 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-2 Y
ER HWS Horn With Strobe No.33 1 HWS-D-6-05 D 6 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-4 Y
ER HWS Horn With Strobe No.34 1 HWS-D-7-01 D 7 บนัได ST-1ลานจอดรถ Y
ER HWS Horn With Strobe No.35 1 HWS-D-7-02 D 7 ในห้องขส้งลิฟทล์านจอด Y
ER HWS Horn With Strobe No.36 1 HWS-D-7-03 D 7 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-3 Y
ER HWS Horn With Strobe No.37 1 HWS-D-7-04 D 7 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-2 Y
ER HWS Horn With Strobe No.38 1 HWS-D-7-05 D 7 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-4 Y
ER HWS Horn With Strobe No.39 1 HWS-D-8-01 D 8 บนัได ST-1 ลานจอดรถ Y
ER HWS Horn With Strobe No.40 1 HWS-D-8-02 D 8 ในห้องขส้งลิฟทล์านจอด Y
ER HWS Horn With Strobe No.41 1 HWS-D-8-03 D 8 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-3 Y
ER HWS Horn With Strobe No.42 1 HWS-D-8-04 D 8 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-2 Y
ER HWS Horn With Strobe No.43 1 HWS-D-8-05 D 8 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-4 Y
ER HWS Horn With Strobe No.44 1 HWS-D-9-01 D 9 ห้องลิฟทอ์าคารจอดรถ Y
ER HWS Horn With Strobe No.45 1 HWS-C-1-01 C 1 ทางเดินหนา้ ER Y
ER HWS Horn With Strobe No.46 1 HWS-C-1-02 C 1 หนา้บนัได ST-3 Y
ER HWS Horn With Strobe No.47 1 HWS-C-1-03 C 1 เคาทเ์ตอร์อายรุกรรม Y
ER HWS Horn With Strobe No.48 1 HWS-C-1-04 C 1 ขา้งห้องตรวจ 3 Y
ER HWS Horn With Strobe No.49 1 HWS-C-1-05 C 1 ขา้งห้องตรวจ 11 Y
ER HWS Horn With Strobe No.50 1 HWS-C-1-06 C 1 เคาทเ์ตอร์ Cadio Y
ER HWS Horn With Strobe No.51 1 HWS-C-1-07 C 1 หนา้ห้องน ้าร้านคา้ Y
ER HWS Horn With Strobe No.52 1 HWS-C-1-08 C 1 หนา้ลิฟท ์Fire Man Y
ER HWS Horn With Strobe No.53 1 HWS-C-1-09 C 1 ขา้งห้องไฟฟ้าและส่ือสาร Y
ER HWS Horn With Strobe No.54 1 HWS-C-1-10 C 1 ขา้งร้าน Familymart Y
ER HWS Horn With Strobe No.55 1 HWS-C-1-11 C 1 หนา้ลิฟท ์Japan Y
ER HWS Horn With Strobe No.56 1 HWS-C-2-01 C 2 หนา้บนัได ST-3 Y
ER HWS Horn With Strobe No.57 1 HWS-C-2-02 C 2 ขา้งห้องยา Y
ER HWS Horn With Strobe No.58 1 HWS-C-2-03 C 2 หนา้ห้องน ้าชั้น2 Y
ER HWS Horn With Strobe No.59 1 HWS-C-2-04 C 2 หนา้ห้องตรวจ1เด็กภูมิแพ้ Y
ER HWS Horn With Strobe No.60 1 HWS-C-2-05 C 2 หนา้ห้องสงัเกตการเด็กภูมิแพ้ Y
ER HWS Horn With Strobe No.61 1 HWS-C-2-06 C 2 หนา้ประตูเขา้แผนกเด็กภูมิแพ้ Y
ER HWS Horn With Strobe No.62 1 HWS-C-2-07 C 2 ขา้งห้องไฟฟ้าชั้น2 Y
ER HWS Horn With Strobe No.63 1 HWS-C-2-08 C 2 หนา้ห้องให้นมบุตรศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
ER HWS Horn With Strobe No.64 1 HWS-C-2-09 C 2 หนา้ลิฟท ์Fire Man Y
ER HWS Horn With Strobe No.65 1 HWS-C-3-01 C 3 ขา้งตู ้FHC แผนกผ่าตดั Y ADD
ER HWS Horn With Strobe No.66 1 HWS-C-3-02 C 3 หนา้ห้องน ้าพนกังานชาย Y ADD
ER HWS Horn With Strobe No.67 1 HWS-C-3-03 C 3 ขา้งห้องไฟฟ้า Y ADD
ER HWS Horn With Strobe No.68 1 HWS-C-3-04 C 3 โถงทางดา้นส่งอาหาร Y ADD
ER HWS Horn With Strobe No.69 1 HWS-C-3-05 C 3 หนา้ห้อง EQUIPMENT แผนกท าคลอด Y ADD
ER HWS Horn With Strobe No.70 1 HWS-C-3-06 C 3 หนา้โถงลิฟต ์SERVICE ขา้งบนัไดกลางอาคาร Y ADD
ER HWS Horn With Strobe No.71 1 HWS-C-3-07 C 3 ขา้งตู ้FHC โถงทางเดินหนา้ห้องผ่าตดั Y ADD
ER HWS Horn With Strobe No.72 1 HWS-C-3-08 C 3 หนา้ห้องผ่าตดั 3 Y ADD
ER HWS Horn With Strobe No.73 1 HWS-C-3-09 C 3 หลงัห้องชงนม โถงทางเดิน OB.LDR Y ADD
ER HWS Horn With Strobe No.74 1 HWS-C-3-10 C 3 หลงัห้องผ่าตดั 5 Y ADD
ER HWS Horn With Strobe No.75 1 HWS-C-3-11 C 3 หลงัห้องผ่าตดั 7 โถงทางเดิน SOIL CORRIDOR Y ADD
ER HWS Horn With Strobe No.76 1 HWS-C-3-12 C 3 หลงัห้องน่ึงผา้ แผนกท าคลอด Y ADD
ER HWS Horn With Strobe No.77 1 HWS-C-4-01 C 4 หนา้ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D Y
ER HWS Horn With Strobe No.78 1 HWS-C-4-02 C 4 หนา้ห้องครัวห้องพกัแพทย์ Y
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ER HWS Horn With Strobe No.79 1 HWS-C-4-03 C 4 หนา้ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A Y
ER HWS Horn With Strobe No.80 1 HWS-C-4-04 C 4 หนา้ห้อง Treatment 2 Y
ER HWS Horn With Strobe No.81 1 HWS-C-4-05 C 4 ประตูหนีไฟหนา้ลิฟทลู์กคา้ Y
ER HWS Horn With Strobe No.82 1 HWS-C-4-6 C 4 ผนงัเคาทเ์ตอร์หน่าลิฟท ์Japan Y
ER HWS Horn With Strobe No.83 1 HWS-C-5-01 C 5 หนา้ห้อง501 Y
ER HWS Horn With Strobe No.84 1 HWS-C-5-02 C 5 หนา้ห้อง506 Y
ER HWS Horn With Strobe No.85 1 HWS-C-5-03 C 5 หนา้ลิฟท ์Fire Man Y
ER HWS Horn With Strobe No.86 1 HWS-C-5-04 C 5 ขา้งประตูกระจกเขา้แผนก Nurse Y
ER HWS Horn With Strobe No.87 1 HWS-C-5-05 C 5 sหนา้ประตูST-2 Y
ER HWS Horn With Strobe No.88 1 HWS-C-6-01 C 6 หนา้ห้อง 601 Y
ER HWS Horn With Strobe No.89 1 HWS-C-6-02 C 6 หนา้ห้อง 606 Y
ER HWS Horn With Strobe No.90 1 HWS-C-6-03 C 6 ในโถงหนา้ลิฟท ์Fire Man Y
ER HWS Horn With Strobe No.91 1 HWS-C-6-04 C 6 หนา้ประตู ST-2 Y
ER HWS Horn With Strobe No.92 1 HWS-C-7-01 C 7 หนา้ห้อง 701 Y
ER HWS Horn With Strobe No.93 1 HWS-C-7-02 C 7 หนา้ห้อง 702 Y
ER HWS Horn With Strobe No.94 1 HWS-C-7-03 C 7 ในโถงหนา้ลิฟท ์Fire Man Y
ER HWS Horn With Strobe No.95 1 HWS-C-7-04 C 7 หนา้ประตู ST-2 Y
ER HWS Horn With Strobe No.96 1 HWS-C-8-01 C 8 หนา้ห้อง 801 Y
ER HWS Horn With Strobe No.97 1 HWS-C-8-02 C 8 หนา้ห้อง 802 Y
ER HWS Horn With Strobe No.98 1 HWS-C-8-03 C 8 ในโถงหนา้ลิฟท ์Fire Man Y
ER HWS Horn With Strobe No.99 1 HWS-C-8-04 C 8 หนา้ประตู ST-2 Y
ER HWS Horn With Strobe No.100 1 HWS-C-9-01 C 9 หนา้ห้อง 901 Y
ER HWS Horn With Strobe No.101 1 HWS-C-9-02 C 9 หนา้ห้อง 902 Y
ER HWS Horn With Strobe No.102 1 HWS-C-9-03 C 9 ในโถงหนา้ลิฟท ์Fire Man Y
ER HWS Horn With Strobe No.103 1 HWS-C-9-04 C 9 หนา้ประตู ST-2 Y
ER HWS Horn With Strobe No.104 1 HWS-C-10-01 C 10 หนา้ห้อง 1001 Y ADD
ER HWS Horn With Strobe No.105 1 HWS-C-10-02 C 10 หนา้ห้อง 1003 Y ADD
ER HWS Horn With Strobe No.106 1 HWS-C-10-03 C 10 หนา้ห้อง 1005 Y ADD
ER HWS Horn With Strobe No.107 1 HWS-C-10-04 C 10 หนา้ห้อง 1007 Y ADD
ER HWS Horn With Strobe No.108 1 HWS-C-10-05 C 10 หนา้ห้องประชุม Y ADD
ER HWS Horn With Strobe No.104 1 HWS-C-12-01 C 12 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 12 Y
ER HWS Horn With Strobe No.105 1 HWS-C-12-02 C 12 หนา้ห้อง 1201 Y
ER HWS Horn With Strobe No.106 1 HWS-C-12-03 C 12 หนา้ห้องล่าม Japan Y
ER HWS Horn With Strobe No.107 1 HWS-C-12-04 C 12 หนา้ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D Y
ER HWS Horn With Strobe No.108 1 HWS-C-14-01 C 14 ประตูทางออกระเบียง Y
ER HWS Horn With Strobe No.109 1 HWS-C-14-02 C 14 หนา้เคาทเ์ตอร์ตอ้นรับ Y
ER HWS Horn With Strobe No.110 1 HWS-C-14-03 C 14 ทางออกประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D Y
FA MANAUL PULL STATION 175 6 6 6 6 6 6 6 5 12 32 42 39
FA MP Manual No.01 1 MP-A-B-01 A B หนา้ลิฟทช์ั้น B Y
FA MP Manual No.02 1 MP-A-1-01 A 1 หนา้ลิฟทช์ั้น 1 Y
FA MP Manual No.03 1 MP-A-1-02 A 1 ทางเขา้ฉุกเฉิน ER ใหม่ Y
FA MP Manual No.04 1 MP-A-2-01 A 2 เคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA MP Manual No.05 1 MP-A-2-02 A 2 เคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA MP Manual No.06 1 MP-A-2-03 A 2 หนา้ลิฟทช์ั้น 2 Y
FA MP Manual No.07 1 MP-A-3-01 A 3 ทางเขา้-ออก เจา้หนา้ท่ี Y
FA MP Manual No.08 1 MP-A-3-02 A 3 ตรงขา้มลิฟทพ์นกังาน Y
FA MP Manual No.09 1 MP-A-3-03 A 3 หนา้บนัไดหนีไฟ Y
FA MP Manual No.10 1 MP-A-3-04 A 3 ขา้งห้อง ICU 16 Y
FA MP Manual No.11 1 MP-A-3-05 A 3 หนา้ลิฟทช์ั้น 3 Y
FA MP Manual No.12 1 MP-A-4-01 A 4 ห้องประชุม Y
FA MP Manual No.13 1 MP-A-4-02 A 4 ห้องประชุม Y
FA MP Manual No.14 1 MP-A-4-03 A 4 ไตเทียม Y
FA MP Manual No.15 1 MP-A-4-04 A 4 หนา้ประตูหนีไฟ Y
FA MP Manual No.16 1 MP-A-4-05 A 4 เตรียมอาหาร Y
FA MP Manual No.17 1 MP-A-4-06 A 4 หนา้ลิฟทช์ั้น 4 Y
FA MP Manual No.18 1 MP-A-4-07 A 4 เคาทเ์ตอร์ GI Y
FA MP Manual No.19 1 MP-A-4-08 A 4 สถาบนัความงามสมิติเวช Y
FA MP Manual No.20 1 MP-A-4-09 A 4 สถาบนัความงามสมิติเวช Y
FA MP Manual No.21 1 MP-A-5-01 A 5 หนา้ประตูหนีไฟ Y
FA MP Manual No.22 1 MP-A-5-02 A 5 ขา้งเคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA MP Manual No.23 1 MP-A-5-03 A 5 หนา้ลิฟทช์ั้น 5 Y
FA MP Manual No.24 1 MP-A-6-01 A 6 หนา้ประตูหนีไฟ Y
FA MP Manual No.25 1 MP-A-6-02 A 6 ขา้งเคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA MP Manual No.26 1 MP-A-6-03 A 6 หนา้ลิฟทช์ั้น 6 Y
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FA MP Manual No.27 1 MP-A-7-01 A 7 หนา้ประตูหนีไฟ Y
FA MP Manual No.28 1 MP-A-7-02 A 7 ขา้งเคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA MP Manual No.29 1 MP-A-7-03 A 7 หนา้ลิฟทข์ั้น 7 Y
FA MP Manual No.30 1 MP-A-8-01 A 8 หนา้ประตูหนีไฟ Y
FA MP Manual No.31 1 MP-A-8-02 A 8 ขา้งเคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA MP Manual No.32 1 MP-A-8-03 A 8 หนา้ลิฟทช์ั้น 8 Y
FA MP Manual No.33 1 MP-A-9-01 A 9 หนา้บนัไดหนีไฟ Y
FA MP Manual No.34 1 MP-A-9-02 A 9 ขา้งเคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA MP Manual No.35 1 MP-A-9-03 A 9 หนา้ลิฟทช์ั้น 9 Y
FA MP Manual No.36 1 MP-A-10-01 A 10 หนา้บนัไดหนีไฟ Y
FA MP Manual No.37 1 MP-A-10-02 A 10 ขา้งเคาทเ์ตอร์พยาบาล Y
FA MP Manual No.38 1 MP-A-10-03 A 10 หนา้ลิฟทช์ั้น 10 Y
FA MP Manual No.39 1 MP-B-1-01 B 1 หนา้ลิฟทช์ั้น 1 Y
FA MP Manual No.40 1 MP-B-2-01 B 2 ขา้งห้องช่อง Service Y
FA MP Manual No.41 1 MP-B-3-01 B 3 หนา้ลิฟทช์ั้น 3 Y
FA MP Manual No.42 1 MP-B-4-01 B 4 หนา้ลิฟทช์ั้น 4 Y
FA MP Manual No.43 1 MP-B-5-01 B 5 หนา้ลิฟทช์ั้น 5 Y
FA MP Manual No.44 1 MP-B-6-01 B 6 หนา้ลิฟทช์ั้น 6 Y
FA MP Manual No.45 1 MP-B-7-01 B 7 หนา้ลิฟทช์ั้น 7 Y
FA MP Manual No.46 1 MP-B-7-02 B 7 ห้อง Commitment Y
FA MP Manual No.47 1 MP-B-R-01 B R ดาดฟ้า Y
FA MP Manual No.48 1 MP-E-B-01 E B ขา้งห้องเจาะเลือด Y
FA MP Manual No.49 1 MP-E-B-02 E B ห้องปลอดเช้ือ Y
FA MP Manual No.50 1 MP-E-1-01 E 1 ขา้งห้องตรวจ C4 Y
FA MP Manual No.51 1 MP-E-1-02 E 1 ขา้ง TV Y
FA MP Manual No.52 1 MP-D-1-01 D 1 หนา้ลิฟทอ์าคารจอดรถ Y
FA MP Manual No.53 1 MP-D-1-02 D 1 ห้องขา้งลิฟทช์ั้น 1 Y
FA MP Manual No.54 1 MP-D-1-03 D 1 หนา้ห้องน ้าขา้งห้องอาหาร Y
FA MP Manual No.55 1 MP-D-1-04 D 1 ในห้องอาหาร Y
FA MP Manual No.56 1 MP-D-1-05 D 1 ทางเดินไปห้อง Generator Y
FA MP Manual No.57 1 MP-D-1-06 D 1 ในห้องเก็บยา Y
FA MP Manual No.58 1 MP-D-1-07 D 1 หนา้ห้องซกัรีด Y
FA MP Manual No.59 1 MP-D-1-08 D 1 ขา้งห้อง Body Y
FA MP Manual No.60 1 MP-D-1-09 D 1 ลานจอดรถจกัรยานยนต์ Y
FA MP Manual No.61 1 MP-D-2-01 D 2 หนา้ลิฟทล์านจอดชั้น 2 Y
FA MP Manual No.62 1 MP-D-2-02 D 2 ห้องขา้งลิฟทล์านจอด Y
FA MP Manual No.63 1 MP-D-2-03 D 2 หนา้ประตูบนัได ST-3 Y
FA MP Manual No.64 1 MP-D-2-04 D 2 หนา้ประตูบนัได ST-2 Y
FA MP Manual No.65 1 MP-D-3-01 D 3 บนัได ST-1ลานจอดรถ Y
FA MP Manual No.66 1 MP-D-3-02 D 3 ในห้องขส้งลิฟทล์านจอด Y
FA MP Manual No.67 1 MP-D-3-03 D 3 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-3 Y
FA MP Manual No.68 1 MP-D-3-04 D 3 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-2 Y
FA MP Manual No.69 1 MP-D-3-05 D 3 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-4 Y
FA MP Manual No.70 1 MP-D-4-01 D 4 บนัได ST-1 ลานจอดรถ Y
FA MP Manual No.71 1 MP-D-4-02 D 4 ในห้องขส้งลิฟทล์านจอด Y
FA MP Manual No.72 1 MP-D-4-03 D 4 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-3 Y
FA MP Manual No.73 1 MP-D-4-04 D 4 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-2 Y
FA MP Manual No.74 1 MP-D-4-05 D 4 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-4 Y
FA MP Manual No.75 1 MP-D-5-01 D 5 บนัได ST-1ลานจอดรถ Y
FA MP Manual No.76 1 MP-D-5-02 D 5 ในห้องขส้งลิฟทล์านจอด Y
FA MP Manual No.77 1 MP-D-5-03 D 5 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-3 Y
FA MP Manual No.78 1 MP-D-5-04 D 5 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-2 Y
FA MP Manual No.79 1 MP-D-5-05 D 5 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-4 Y
FA MP Manual No.80 1 MP-D-6-01 D 6 บนัได ST-1 ลานจอดรถ Y
FA MP Manual No.81 1 MP-D-6-02 D 6 ในห้องขา้งลิฟทล์านจอด Y
FA MP Manual No.82 1 MP-D-6-03 D 6 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-3 Y
FA MP Manual No.83 1 MP-D-6-04 D 6 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-2 Y
FA MP Manual No.84 1 MP-D-6-05 D 6 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-4 Y
FA MP Manual No.85 1 MP-D-7-01 D 7 บนัได ST-1 ลานจอดรถ Y
FA MP Manual No.86 1 MP-D-7-02 D 7 ในห้องขส้งลิฟทล์านจอด Y
FA MP Manual No.87 1 MP-D-7-03 D 7 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-3 Y
FA MP Manual No.88 1 MP-D-7-04 D 7 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-2 Y
FA MP Manual No.89 1 MP-D-7-05 D 7 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-4 Y
FA MP Manual No.90 1 MP-D-8-01 D 8 บนัได ST-1 ลานจอดรถ Y
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FA MP Manual No.91 1 MP-D-8-02 D 8 ในห้องขา้งลิฟทล์านจอด Y
FA MP Manual No.92 1 MP-D-8-03 D 8 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-3 Y
FA MP Manual No.93 1 MP-D-8-04 D 8 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-2 Y
FA MP Manual No.94 1 MP-D-8-05 D 8 หนา้ประตูทางลงบนัได ST-4 Y
FA MP Manual No.95 1 MP-D-9-01 D 9 ห้องลิฟทอ์าคารจอดรถ Y
FA MP Manual No.96 1 MP-C-1-01 C 1 ทางเดินหนา้ ER Y
FA MP Manual No.97 1 MP-C-1-02 C 1 หนา้บนัได ST-3 Y
FA MP Manual No.98 1 MP-C-1-03 C 1 เคาทเ์ตอร์อายรุกรรม Y
FA MP Manual No.99 1 MP-C-1-04 C 1 ขา้งห้องตรวจ 3 Y
FA MP Manual No.100 1 MP-C-1-05 C 1 ขา้งห้องตรวจ 11 Y
FA MP Manual No.101 1 MP-C-1-06 C 1 เคาทเ์ตอร์ Cadio Y
FA MP Manual No.102 1 MP-C-1-07 C 1 หนา้ห้องน ้าร้านคา้ Y
FA MP Manual No.103 1 MP-C-1-08 C 1 หนา้ลิฟท ์Fire Man Y
FA MP Manual No.104 1 MP-C-1-09 C 1 ขา้งห้องไฟฟ้าและส่ือสาร Y
FA MP Manual No.105 1 MP-C-1-10 C 1 ขา้งร้าน Familymart Y
FA MP Manual No.106 1 MP-C-1-11 C 1 หนา้ลิฟท ์Japan Y
FA MP Manual No.107 1 MP-C-2-01 C 2 หนา้บนัได ST-3 Y
FA MP Manual No.108 1 MP-C-2-02 C 2 ขา้งห้องยา Y
FA MP Manual No.109 1 MP-C-2-03 C 2 หนา้ห้องน ้าชั้น 2 Y
FA MP Manual No.110 1 MP-C-2-04 C 2 หนา้ห้องตรวจ 1 เด็กภูมิแพ้ Y
FA MP Manual No.111 1 MP-C-2-05 C 2 หนา้ห้องสงัเกตการเด็กภูมิแพ้ Y
FA MP Manual No.112 1 MP-C-2-06 C 2 หนา้ประตูเขา้แผนกเด็กภูมิแพ้ Y
FA MP Manual No.113 1 MP-C-2-07 C 2 ขา้งห้องไฟฟ้าชั้น 2 Y
FA MP Manual No.114 1 MP-C-2-08 C 2 หนา้ห้องให้นมบุตรศูนยสุ์ขภาพสตรี Y
FA MP Manual No.115 1 MP-C-2-09 C 2 หนา้ลิฟท ์Fire Man Y
FA MP Manual No.116 1 MP-C-3-01 C 3 ขา้งตู ้FHC แผนกผ่าตดั Y ADD
FA MP Manual No.117 1 MP-C-3-02 C 3 หนา้ห้องน ้าพนกังานชาย Y ADD
FA MP Manual No.118 1 MP-C-3-03 C 3 ขา้งห้องไฟฟ้า Y ADD
FA MP Manual No.119 1 MP-C-3-04 C 3 โถงทางดา้นส่งอาหาร Y ADD
FA MP Manual No.120 1 MP-C-3-05 C 3 หนา้ห้อง EQUIPMENT แผนกท าคลอด Y ADD
FA MP Manual No.121 1 MP-C-3-06 C 3 หนา้โถงลิฟต ์SERVICE ขา้งบนัไดกลางอาคาร Y ADD
FA MP Manual No.122 1 MP-C-3-07 C 3 ขา้งตู ้FHC โถงทางเดินหนา้ห้องผ่าตดั Y ADD
FA MP Manual No.123 1 MP-C-3-08 C 3 หนา้ห้องผ่าตดั 3 Y ADD
FA MP Manual No.124 1 MP-C-3-09 C 3 หลงัห้องชงนม โถงทางเดิน OB.LDR Y ADD
FA MP Manual No.125 1 MP-C-3-10 C 3 หลงัห้องผ่าตดั 5 Y ADD
FA MP Manual No.126 1 MP-C-3-11 C 3 หลงัห้องผ่าตดั 7 โถงทางเดิน SOIL CORRIDOR Y ADD
FA MP Manual No.127 1 MP-C-3-12 C 3 หลงัห้องน่ึงผา้ แผนกท าคลอด Y ADD
FA MP Manual No.128 1 MP-C-4-01 C 4 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D Y
FA MP Manual No.129 1 MP-C-4-02 C 4 ทางออกดา้นหลงัทนัตกรรม Y
FA MP Manual No.130 1 MP-C-4-03 C 4 หนา้ห้อง VS Room Y
FA MP Manual No.131 1 MP-C-4-04 C 4 ประตูหนีไฟหนา้ลิฟทลู์กคา้ Y
FA MP Manual No.132 1 MP-C-4-05 C 4 ประตูหนีไฟฝ่ังอาคารA Y
FA MP Manual No.133 1 MP-C-4-06 C 4 หนา้ห้องครัวห้องพกัแพทย์ Y
FA MP Manual No.134 1 MP-C-5-01 C 5 หนา้ห้อง 501 Y
FA MP Manual No.135 1 MP-C-5-02 C 5 หนา้ห้อง 506 Y
FA MP Manual No.136 1 MP-C-5-03 C 5 หนา้ลิฟท ์Fire Man Y
FA MP Manual No.137 1 MP-C-5-04 C 5 ขา้งประตูกระจกเขา้แผนก Nurse Y
FA MP Manual No.138 1 MP-C-5-05 C 5 หนา้ประตู ST-2 Y
FA MP Manual No.139 1 MP-C-6-01 C 6 หนา้ห้อง 601 Y
FA MP Manual No.140 1 MP-C-6-02 C 6 หนา้ห้อง 606 Y
FA MP Manual No.141 1 MP-C-6-03 C 6 ในโถงหนา้ลิฟท ์Fire Man Y
FA MP Manual No.142 1 MP-C-6-04 C 6 หนา้ประตู ST-2 Y
FA MP Manual No.143 1 MP-C-7-01 C 7 หนา้ห้อง 701 Y
FA MP Manual No.144 1 MP-C-7-02 C 7 หนา้ห้อง 706 Y
FA MP Manual No.145 1 MP-C-7-03 C 7 ในโถงหนา้ลิฟท ์Fire Man Y
FA MP Manual No.146 1 MP-C-7-04 C 7 หนา้ประตู ST-2 Y
FA MP Manual No.147 1 MP-C-8-01 C 8 หนา้ห้อง 801 Y
FA MP Manual No.148 1 MP-C-8-02 C 8 หนา้ห้อง 806 Y
FA MP Manual No.149 1 MP-C-8-03 C 8 ในโถงหนา้ลิฟท ์Fire Man Y
FA MP Manual No.150 1 MP-C-8-04 C 8 หนา้ประตู ST-2 Y
FA MP Manual No.151 1 MP-C-9-01 C 9 หนา้ห้อง 901 Y
FA MP Manual No.152 1 MP-C-9-02 C 9 หนา้ห้อง 906 Y
FA MP Manual No.153 1 MP-C-9-03 C 9 ในโถงหนา้ลิฟท ์Fire Man Y
FA MP Manual No.154 1 MP-C-9-04 C 9 หนา้ประตู ST-2 Y
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FA MP Manual No.154 1 MP-C-10-01 C 10 หนา้ห้อง 1001 Y ADD
FA MP Manual No.154 1 MP-C-10-02 C 10 หนา้ห้อง 1005 Y ADD
FA MP Manual No.154 1 MP-C-10-03 C 10 หนา้ห้อง 1007 Y ADD
FA MP Manual No.154 1 MP-C-10-04 C 10 หนา้ห้องประชุม Y ADD
FA MP Manual No.155 1 MP-C-11-01 C 11 หนา้ประตูหนีไฟ ฝ่ังอาคาร A Y ADD
FA MP Manual No.156 1 MP-C-11-02 C 11 หนา้ห้อง Treatment 2 Y ADD
FA MP Manual No.157 1 MP-C-11-03 C 11 NURSE STATION Y ADD
FA MP Manual No.158 1 MP-C-11-04 C 11 หนา้ห้อง STAFF LOUNGE Y ADD
FA MP Manual No.159 1 MP-C-11-05 C 11 ขา้งห้อง FEMAIL LOCKERS Y ADD
FA MP Manual No.160 1 MP-C-11-06 C 11 ขา้งห้อง BOWEL.5 Y ADD
FA MP Manual No.161 1 MP-C-11-07 C 11 หนา้ห้อง SCOPE1 (VIP) Y ADD
FA MP Manual No.162 1 MP-C-12-01 C 12 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 12 Y
FA MP Manual No.163 1 MP-C-12-02 C 12 หนา้ห้อง 1201 Y
FA MP Manual No.164 1 MP-C-12-03 C 12 หนา้ห้องล่าม Japan Y
FA MP Manual No.165 1 MP-C-12-04 C 12 หนา้ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D Y
FA MP Manual No.166 1 MP-C-14-01 C 14 ประตูทางออกระเบียง Y
FA MP Manual No.167 1 MP-C-14-02 C 14 หนา้เคาทเ์ตอร์ตอ้นรับ Y
FA MP Manual No.168 1 MP-C-14-03 C 14 ทางออกประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D Y
FA MP Manual Pull Down No.1 1 MP-JP-G-01 JP G เคาน์เตอร์พยาบาล Y
FA MP Manual Pull Down No.2 1 MP-JP-G-02 JP G หนา้ห้องตรวจกายภาพ Y
FA MP Manual Pull Down No.3 1 MP-JP-G-03 JP G ทางเขา้ ER Y
FP FIRE PROTECTION SYSTEM 428 396 396 396 396 396 416 396 396 396 396 396 396
FP FIRE PROTECTION SYSTEM(High Risk) 10 H 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
FP ENGINE FIRE PUMP(High Risk) 6 H 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
FP FP Diesel Engine Fire Pump 1 FP-A-B-01 A B ชั้นใตดิ้น H W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC
FP FP Diesel Engine Fire Pump 1 FP-D-B-01 D B ชั้นใตดิ้น H W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC
FP FPCP Fire Pump Control Panel 1 FPCP-A-B-01 A B ชั้นใตดิ้น H W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC
FP FPCP Fire Pump Control Panel 1 FPCP-D-B-01 D B ชั้นใตดิ้น H W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC
FP TFP Diesle Tank For Fire Pump (1000 L) 1 DTFP-A-B-01 A B ชั้นใตดิ้น H W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC
FP TFP Diesle Tank For Fire Pump (1000 L) 1 DTFP-D-B-01 D B ชั้นใตดิ้น H W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC
FP JOCKEY PUMP(High Risk) 4 H 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
FP JP Jockey Pump 1 JP-A-B-01 A B ชั้นใตดิ้น H W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC
FP JP Jockey Pump 1 JP-D-B-01 D B ชั้นใตดิ้น H W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC
FP JPCP Jokey Pump Control Panel 1 JPCP-A-B-01 A B ชั้นใตดิ้น H W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC
FP JPCP Jokey Pump Control Panel 1 JPCP-D-B-01 D B ชั้นใตดิ้น H W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC W W/SC
FP FIRE HOSE CABINET 107 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
FP FHC Fire Hose Cabinet No.01 1 FHC-A-B-01 A B ขา้งลิฟทโ์ดยสารใตดิ้น M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.02 1 FHC-A-1-01 A 1 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร ชั้น 1 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.03 1 FHC-A-1-02 A 1 หนา้ห้องตรวจ 1 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.04 1 FHC-A-1-03 A 1 หนา้ห้อง MRI M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.05 1 FHC-A-2-01 A 2 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.06 1 FHC-A-2-02 A 2 ทางข้ึนบนัไดหนีไฟ M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.07 1 FHC-A-2-03 A 2 หนา้ทางเดินประตูหนีไฟ M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.08 1 FHC-A-2-04 A 2 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 7 แผนกสูตินารีเวช M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.09 1 FHC-A-2-05 A 2 ศูนยจ์กัษุ Eye Center M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.10 1 FHC-A-2-06 A 2 ปรตูหนีไฟดา้นหลงั Eye Center M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.11 1 FHC-A-3-01 A 3 ขา้งลิฟทส่์งยา M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.12 1 FHC-A-3-02 A 3 หนา้ห้องผ่าตดัท่ี 4 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.13 1 FHC-A-3-03 A 3 ในแผนก ICU M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.14 1 FHC-A-4-01 A 4 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.15 1 FHC-A-4-02 A 4 ทางเดินเช่ีอมตึก B M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.16 1 FHC-A-5-01 A 5 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.17 1 FHC-A-5-02 A 5 ทางลงบนัไดหนีไฟ M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.18 1 FHC-A-6-01 A 6 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.19 1 FHC-A-6-02 A 6 ทางลงบนัไดหนีไฟ M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.20 1 FHC-A-7-01 A 7 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.21 1 FHC-A-7-02 A 7 ทางลงบนัไดหนีไฟ M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.22 1 FHC-A-8-01 A 8 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.23 1 FHC-A-8-02 A 8 ทางลงบนัไดหนีไฟ M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.24 1 FHC-A-9-01 A 9 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.25 1 FHC-A-9-02 A 9 ทางลงบนัไดหนีไฟ M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.26 1 FHC-A-10-01 A 10 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.27 1 FHC-A-10-02 A 10 ทางลงบนัไดหนีไฟ M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.28 1 FHC-B-1-01 B 1 ทางข้ึนบนัได M M M M M S M M M M M S
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FP FHC Fire Hose Cabinet No.29 1 FHC-B-3-01 B 3 ดา้นขา้งลิฟทโ์ดยสาร M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.30 1 FHC-B-4-01 B 4 ทางเดินขา้งใน M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.31 1 FHC-B-5-01 B 5 ดา้นขา้งลิฟทโ์ดยสาร M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.32 1 FHC-B-7-01 B 7 ดา้นขา้งลิฟทโ์ดยสาร M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.33 1 FHC-D-1-01 D 1 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 1 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.34 1 FHC-D-1-02 D 1 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.35 1 FHC-D-1-03 D 1 ลานจอดชั้น 1 D M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.36 1 FHC-D-2-01 D 2 หนา้ลิฟทข์นส่ง ชั้น 2 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.37 1 FHC-D-2-02 D 2 ลานจอดชั้น 2A M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.38 1 FHC-D-2-03 D 2 ลานจอดชั้น 2 B M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.39 1 FHC-D-3-01 D 3 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 3 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.40 1 FHC-D-3-02 D 3 ลานจอดชั้น 3A M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.41 1 FHC-D-3-03 D 3 ลานจอดชั้น 3B M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.42 1 FHC-D-4-01 D 4 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 4 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.43 1 FHC-D-4-02 D 4 ลานจอดชั้น 4A M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.44 1 FHC-D-4-03 D 4 ลานจอดชั้น 4B M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.45 1 FHC-D-5-01 D 5 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 5 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.46 1 FHC-D-5-02 D 5 ลานจอดชั้น 5A M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.47 1 FHC-D-5-03 D 5 ลานจอดชั้น 5B M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.48 1 FHC-D-6-01 D 6 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 6 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.49 1 FHC-D-6-02 D 6 ลานจอดชั้น 6A M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.50 1 FHC-D-6-03 D 6 ลานจอดชั้น 6B M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.51 1 FHC-D-7-01 D 7 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 7 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.52 1 FHC-D-7-02 D 7 ลานจอดชั้น 7A M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.53 1 FHC-D-7-03 D 7 ลานจอดชั้น 7B M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.54 1 FHC-D-8-01 D 8 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 8 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.55 1 FHC-D-8-02 D 8 ลานจอดชั้น 8A M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.56 1 FHC-D-8-03 D 8 ลานจอดชั้น 8B M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.57 1 FHC-C-B-01 C B หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น B M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.58 1 FHC-C-1-01 C 1 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 1 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.59 1 FHC-C-1-02 C 1 OPD 1 หนา้ห้องตรวจ 20 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.60 1 FHC-C-1-03 C 1 หนา้ห้องยาชั้น 1 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.61 1 FHC-C-1-04 C 1 ในห้องรับรอง Japan M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.62 1 FHC-C-2-01 C 2 หนา้ลิฟทพ์นกังาน M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.63 1 FHC-C-2-02 C 2 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.64 1 FHC-C-2-03 C 2 หนา้ห้องอลัตร้าซาวด ์OPD สูติ M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.65 1 FHC-C-2-04 C 2 หนา้บนัไดเล่ือนชั้น 2 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.66 1 FHC-C-3-01 C 3 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 3 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.67 1 FHC-C-3-02 C 3 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.68 1 FHC-C-3-03 C 3 หนา้ห้องเก็บอุปกรณ์ NURSERY M M M M M S M M M M M S ADD
FP FHC Fire Hose Cabinet No.69 1 FHC-C-3-04 C 3 หนา้ห้องผ่าตดั 5 M M M M M S M M M M M S ADD
FP FHC Fire Hose Cabinet No.70 1 FHC-C-4-01 C 4 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 4 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.71 1 FHC-C-4-02 C 4 หนา้ห้องพกัแพทย์ M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.72 1 FHC-C-4-03 C 4 หนา้ห้องน ้าหญิงขา้งห้องประชุม M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.73 1 FHC-C-4-04 C 4 หนา้ห้องเปล่ียนเส้ือผา้ Cadio M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.74 1 FHC-C-4-05 C 4 หนา้ประตูทางเขา้ Cadio M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.75 1 FHC-C-4-06 C 4 หนา้ประตูทางเขา้ GI M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.76 1 FHC-C-4-07 C 4 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.77 1 FHC-C-5-01 C 5 หนา้ลิฟทพ์นกังาน ชั้น 5 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.78 1 FHC-C-5-02 C 5 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.79 1 FHC-C-5-03 C 5 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.80 1 FHC-C-6-01 C 6 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 6 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.81 1 FHC-C-6-02 C 6 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.82 1 FHC-C-6-03 C 6 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.83 1 FHC-C-7-01 C 7 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 7 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.84 1 FHC-C-7-02 C 7 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.85 1 FHC-C-7-03 C 7 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.86 1 FHC-C-8-01 C 8 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 8 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.87 1 FHC-C-8-02 C 8 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.88 1 FHC-C-8-03 C 8 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.89 1 FHC-C-9-01 C 9 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 9 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.90 1 FHC-C-9-02 C 9 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.91 1 FHC-C-9-03 C 9 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.92 1 FHC-C-10-01 C 10 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 10 M M M M M S M M M M M S
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FP FHC Fire Hose Cabinet No.93 1 FHC-C-10-02 C 10 ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M M S M M M M M S ADD
FP FHC Fire Hose Cabinet No.94 1 FHC-C-10-03 C 10 ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M S M M M M M S ADD
FP FHC Fire Hose Cabinet No.95 1 FHC-C-11-01 C 11 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 11 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.96 1 FHC-C-11-02 C 11 หนา้ห้องเก็บเวชภณัฑ*์ M M M M M S M M M M M S ADD
FP FHC Fire Hose Cabinet No.97 1 FHC-C-11-03 C 11 หนา้ห้องส่องกลอ้ง #3* M M M M M S M M M M M S ADD
FP FHC Fire Hose Cabinet No.98 1 FHC-C-12-01 C 12 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 12 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.99 1 FHC-C-12-02 C 12 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.100 1 FHC-C-12-03 C 12 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.101 1 FHC-C-14-01 C 14 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 14 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.102 1 FHC-C-14-02 C 14 ผนงัตรงขา้มห้องประชุม M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.103 1 FHC-C-14-03 C 14 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.104 1 FHC-C-R-01 C R ทางข้ึนลานจอดเฮลิคอปเตอร์ M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.105 1 FHC-E-1-01 E 1 หนา้ห้องเจาะเลือด M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.106 1 FHC-E-1-02 E 2 ทางเขา้หนา้ห้องน ้า ชั้น 1 M M M M M S M M M M M S
FP FHC Fire Hose Cabinet No.107 1 FHC-E-2-01 E 3 ทางเขา้หนา้ห้องน ้า ชั้น 2 M M M M M S M M M M M S
FP Sprinkler  System 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
FP SPK Sprikler  System No.01 1 SPK-C-B-01 C B อาคาร C ชั้น B Y
FP SPK Sprikler  System No.02 1 SPK-C-01-01 C 1 อาคาร C ชั้น 1 Y
FP SPK Sprikler  System No.03 1 SPK-C-02-01 C 2 อาคาร C ชั้น 2 Y
FP SPK Sprikler  System No.04 1 SPK-C-04-01 C 4 อาคาร C ชั้น 4 Y
FP SPK Sprikler  System No.05 1 SPK-C-05-01 C 5 อาคาร C ชั้น 5 Y
FP SPK Sprikler  System No.06 1 SPK-C-06-01 C 6 อาคาร C ชั้น 6 Y
FP SPK Sprikler  System No.07 1 SPK-C-07-01 C 7 อาคาร C ชั้น 7 Y
FP SPK Sprikler  System No.08 1 SPK-C-08-01 C 8 อาคาร C ชั้น 8 Y
FP SPK Sprikler  System No.09 1 SPK-C-09-01 C 9 อาคาร C ชั้น 9 Y
FP SPK Sprikler  System No.10 1 SPK-C-10-01 C 9 อาคาร C ชั้น 10 Y ADD
FP SPK Sprikler  System No.10 1 SPK-C-12-01 C 12 อาคาร C ชั้น 12 Y
FP SPK Sprikler  System No.11 1 SPK-C-14-01 C 14 อาคาร C ชั้น 14 Y
FP SPK Sprikler  System No.12 1 SPK-D-01-01 D 1 อาคาร D ชั้น 01 Y
FP SPK Sprikler  System No.13 1 SPK-D-01-02 D 2 อาคาร D ชั้น 02 Y
FP SPK Sprikler  System No.14 1 SPK-D-01-03 D 3 อาคาร D ชั้น 03 Y
FP SPK Sprikler  System No.15 1 SPK-D-01-04 D 4 อาคาร D ชั้น 04 Y
FP SPK Sprikler  System No.16 1 SPK-D-01-05 D 5 อาคาร D ชั้น 05 Y
FP SPK Sprikler  System No.17 1 SPK-D-01-06 D 6 อาคาร D ชั้น 06 Y
FP SPK Sprikler  System No.18 1 SPK-D-01-07 D 7 อาคาร D ชั้น 07 Y
FP SPK Sprikler  System No.19 1 SPK-D-01-08 D 8 อาคาร D ชั้น 08 Y
FP FIRE EXTINGUISHER 256 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
FP FE Fire Extinguisher No.01 1 FEHR-A-B-01 A B ในห้องหมอ้แปลงไฟฟ้า M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.02 1 FEHR-A-B-02 A B ในตูด้บัเพลิงขา้งลิฟทโ์ดยสาร M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.03 1 FEHR-A-B-03 A B ห้องป้ัมน ้าดบัเพลิง M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.04 1 FEHR-A-B-04 A B ห้อง Generater M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.05 1 FEHR-A-B-05 A B หนา้ห้องช่าง M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.06 1 FEHR-A-B-06 A B ห้องเก็บผา้ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.07 1 FEHR-A-B-07 A B หนา้ห้องผา้สะอาด M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.08 1 FEHR-A-B-08 A B ห้องก๊าซการแพทยด์า้นหนา้ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.09 1 FEHR-A-B-09 A B ห้องก๊าซการแพทยด์า้นใน M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.10 1 FEHR-A-B-10 A B หนา้ห้อง N-Health 1 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.11 1 FEHR-A-B-11 A B หนา้ห้อง N-Health 2 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.12 1 FEHR-A-B-12 A B เวชระเบียนทางลงบนัได 2 ชั้น M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.13 1 FEHR-A-B-13 A B เวชระเบียนผนงัในห้อง 1 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.14 1 FEHR-A-B-14 A B เวชระเบียนผนงัในห้อง 2 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.15 1 FEHR-A-B-15 A B เวชระเบียนผนงัในห้อง 3 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.16 1 FEHR-A-B-16 A B เวชระเบียนประตูดา้นหลงัทางออก M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.17 1 FEHR-A-B-17 A B เวชระเบียนเพดานจุดท่ี 1 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.18 1 FEHR-A-B-18 A B เวชระเบียนเพดานจุดท่ี 2 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.19 1 FEHR-A-B-19 A B เวชระเบียนเพดานจุดท่ี 3 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.20 1 FEHR-A-B-20 A B เวชระเบียนเพดานจุดท่ี 4 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.21 1 FEHR-A-B-21 A B เวชระเบียนเพดานจุดท่ี 5 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.22 1 FEHR-A-B-22 A B เวชระเบียนเพดานจุดท่ี 6 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.23 1 FEHR-A-B-23 A B ห้องเก็บของเวชระเบียน M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.24 1 FEHR-A-B-24 A B ห้องเก็บของ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.25 1 FEHR-A-B-25 A B ห้องเก็บสี M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.26 1 FEHR-A-B-26 A B คลงัยาหนา้ห้องจดัซ้ือ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.27 1 FEHR-A-B-27 A B ห้องสโตร์ช่าง M M M M M M M M M M M M
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FP FE Fire Extinguisher No.28 1 FEHR-A-B-28 A B ห้อง MDB M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.29 1 FEHR-A-B-29 A B หนา้ห้องผา้สะอาด M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.30 1 FEHR-A-B-30 A B หนา้ห้อง Air Tule M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.31 1 FEHR-A-B-31 A B Operator M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.32 1 FEHR-A-B-32 A B คลงัยาใตดิ้น M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.33 1 FEHR-A-B-33 A B ห้องเก็บยาชั้นใตดิ้น M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.34 1 FEHR-A-B-34 A B ห้องเก็บของเคร่ืองมือแพทย์ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.35 1 FEHR-A-1-01 A 1 ตูพ้ร้อมถงั หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.36 1 FEHR-A-1-02 A 1 ตูพ้ร้อมถงั หนา้ห้องตรวจ 1 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.37 1 FEHR-A-1-03 A 1 หนา้ห้องพกั พนกังาน ER M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.38 1 FEHR-A-1-04 A 1 ห้องท าแผล M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.39 1 FEHR-A-1-05 A 1 ผนงัขา้งห้อง CT SCAN M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.40 1 FEHR-A-1-06 A 1 ตูพ้ร้อมถงั หนา้ห้อง MRI M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.41 1 FEHR-A-1-07 A 1 ห้องยา 1 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.42 1 FEHR-A-1-08 A 1 ห้องยา 2 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.43 1 FEHR-A-1-09 A 1 หนา้ห้องศูนยรั์บผูป่้วยใน M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.44 1 FEHR-A-1-10 A 1 แผนก X-Ray M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.45 1 FEHR-A-2-01 A 2 ตูพ้ร้อมถงัทางข้ึนบนัไดหนีไฟ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.46 1 FEHR-A-2-02 A 2 หนา้ประตู Auto แผนกสูติ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.47 1 FEHR-A-2-03 A 2 ขา้งตูด้บัเพลิงแผนกสูติ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.48 1 FEHR-A-2-04 A 2 ศูนยมี์บุตรยากแผนกสูติ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.49 1 FEHR-A-2-05 A 2 หนา้ห้องไฟชั้น 2 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.50 1 FEHR-A-2-06 A 2 ตูพ้ร้อมถงั หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.51 1 FEHR-A-2-07 A 2 ประตูดา้นหลงัแผนก ENT M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.52 1 FEHR-A-2-08 A 2 หนา้ห้องเก็บเคร่ืองมือแพทย ์แผนก ENT M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.53 1 FEHR-A-2-09 A 2 หนา้ประตูทางเขา้แผนก ENT M M M M M M M M M M M M ADD
FP FE Fire Extinguisher No.54 1 FEHR-A-2-10 A 2 หนา้ประตูทางเขา้แผนก EYE M M M M M M M M M M M M ADD
FP FE Fire Extinguisher No.55 1 FEHR-A-3-01 A 3 เขตก่อสร้าง M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.56 1 FEHR-A-3-02 A 3 ประตูหลงั ICU M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.57 1 FEHR-A-3-03 A 3 หนา้ลิฟตส่์งยา M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.58 1 FEHR-A-3-04 A 3 ตูพ้ร้อมถงั หนา้ห้องผ่าตดัท่ี 4 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.59 1 FEHR-A-3-05 A 3 ห้อง catch lab M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.60 1 FEHR-A-3-06 A 3 ห้อง control catch lab M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.61 1 FEHR-A-3-07 A 3 ตูพ้ร้อมถงั ในแผนก ICU M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.62 1 FEHR-A-3-08 A 3 หนา้ห้องไฟฟ้า ICU M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.63 1 FEHR-A-3-09 A 3 ทางเดินหลงั NRY M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.64 1 FEHR-A-3-10 A 3 ทางเดินหลงั OR #1 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.65 1 FEHR-A-3-11 A 3 ทางเดินหลงั OR #2 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.66 1 FEHR-A-3-12 A 3 ประตูหลงั ICU M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.67 1 FEHR-A-3-13 A 3 ประตูทางเขา้ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.68 1 FEHR-A-3-14 A 3 NRY ICU M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.69 1 FEHR-A-3-15 A 3 หนา้ห้องคลอด M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.70 1 FEHR-A-4-01 A 4 ตูพ้ร้อมถงั หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.71 1 FEHR-A-4-02 A 4 หนา้ห้องประชุม M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.72 1 FEHR-A-4-03 A 4 หนา้ห้องประชุม ชั้น 4A M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.73 1 FEHR-A-4-04 A 4 หลงัห้องประชุม M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.74 1 FEHR-A-4-05 A 4 แผนกกายภาพ ดา้นหนา้ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.75 1 FEHR-A-4-06 A 4 แผนกกายภาพหนา้ห้องหวัหนา้ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.76 1 FEHR-A-4-07 A 4 หนา้ห้องน ้าชาย-หญิง M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.77 1 FEHR-A-4-08 A 4 ศูนยค์วามงาม ดา้นหนา้ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.78 1 FEHR-A-4-09 A 4 ศูนยค์วามงาม ดา้นหลงั M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.79 1 FEHR-A-4-10 A 4 IT ในห้อง Soft ware M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.80 1 FEHR-A-4-11 A 4 ไตเทียม ดา้นหนา้ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.81 1 FEHR-A-4-12 A 4 ไตเทียม ดา้นหลงั M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.82 1 FEHR-A-4-13 A 4 ตูพ้ร้อมถงัทางเดินเช่ือมตึก B M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.83 1 FEHR-A-5-01 A 5 ตูพ้ร้อมถงั หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.84 1 FEHR-A-5-02 A 5 ตูพ้ร้อมถงั ทางลงบนัไดหนีไฟ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.85 1 FEHR-A-5-03 A 5 หนา้ห้องผูป่้วย (5015) M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.86 1 FEHR-A-6-01 A 6 ตูพ้ร้อมถงั หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.87 1 FEHR-A-6-02 A 6 ตูพ้ร้อมถงั ทางลงบนัไดหนีไฟ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.88 1 FEHR-A-6-03 A 6 หนา้ห้องผูป่้วย (6015) M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.89 1 FEHR-A-7-01 A 7 ตูพ้ร้อมถงั หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.90 1 FEHR-A-7-02 A 7 ตูพ้ร้อมถงั ทางลงบนัไดหนีไฟ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.91 1 FEHR-A-7-03 A 7 หนา้ห้องผูป่้วย (7015) M M M M M M M M M M M M
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FP FE Fire Extinguisher No.92 1 FEHR-A-8-01 A 8 ตูพ้ร้อมถงั หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.93 1 FEHR-A-8-02 A 8 ตูพ้ร้อมถงั ทางลงบนัไดหนีไฟ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.94 1 FEHR-A-8-03 A 8 หนา้ห้องผูป่้วย (8015) M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.95 1 FEHR-A-9-01 A 9 ตูพ้ร้อมถงั หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.96 1 FEHR-A-9-02 A 9 ตูพ้ร้อมถงั ทางลงบนัไดหนีไฟ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.97 1 FEHR-A-9-03 A 9 หนา้ห้องผูป่้วย (9015) M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.98 1 FEHR-A-10-01 A 10 ตูพ้ร้อมถงั หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.99 1 FEHR-A-10-02 A 10 ตูพ้ร้อมถงั ทางลงบนัไดหนีไฟ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.100 1 FEHR-A-10-03 A 10 หนา้ห้องผูป่้วย (10015) M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.101 1 FEHR-A-R-01 A R ห้อง Chiller ดาดฟ้า 1 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.102 1 FEHR-A-R-02 A R ห้อง Chiller ดาดฟ้า 2 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.103 1 FEHR-A-R-03 A R ห้องเคร่ืองลิฟท ์1 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.104 1 FEHR-A-R-04 A R ห้องเคร่ืองลิฟท ์2 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.105 1 FEHR-A-R-05 A R ห้องเคร่ืองลิฟทส่์งยา M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.106 1 FEHR-A-R-06 A R ห้อง MDB Chiller ดาดฟ้า M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.107 1 FEHR-A-R-07 A R ห้อง DTAC ดาดฟ้า M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.108 1 FEHR-A-R-08 A R หนา้ประตูหนีไฟ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.109 1 FEHR-B-1-01 B 1 ตูพ้ร้อมถงั ทางข้ึนบนัได M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.110 1 FEHR-B-1-02 B 1 หนา้ประตูทางเขา้ Food Hose M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.111 1 FEHR-B-1-03 B 1 ผนงัในห้องปรุงอาหาร M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.112 1 FEHR-B-1-04 B 1 ผนงัห้องอาหาร M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.113 1 FEHR-B-1-05 B 1 Food Hose 1 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.114 1 FEHR-B-1-06 B 1 Food Hose 2 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.115 1 FEHR-B-1-07 B 1 ครัวผูป่้วย M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.116 1 FEHR-B-1-08 B 1 หนา้ห้องแก๊สหุงตมั M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.117 1 FEHR-B-1-09 B 1 ในห้องครัวแคนทีน M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.118 1 FEHR-B-1-10 B 1 หนา้ห้องเตรียมวตัถุดิบ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.119 1 FEHR-B-2-01 B 2 หนา้ลิฟต ์Food Hose M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.120 1 FEHR-B-2-02 B 2 ประตูทางเขา้ Food Hose M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.121 1 FEHR-B-3-01 B 3 ตูพ้รัอมถงั M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.122 1 FEHR-B-4-01 B 4 หนา้ลิฟตข์นส่ง M M M M M M M M M M M M ADD
FP FE Fire Extinguisher No.123 1 FEHR-B-4-02 B 4 ในตูด้บัเพลิง M M M M M M M M M M M M ADD
FP FE Fire Extinguisher No.124 1 FEHR-B-4-03 B 4 กลางแผนกการตลาด M M M M M M M M M M M M ADD
FP FE Fire Extinguisher No.125 1 FEHR-B-4-04 B 4 ดา้นหลงัประตูหนีไฟ M M M M M M M M M M M M ADD
FP FE Fire Extinguisher No.124 1 FEHR-B-5-01 B 5 หนา้ลิฟตข์นส่ง M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.125 1 FEHR-B-5-02 B 5 ในตูด้บัเพลิง M M M M M M M M M M M M ADD
FP FE Fire Extinguisher No.126 1 FEHR-B-5-03 B 5 กลางแผนกการตลาด M M M M M M M M M M M M ADD
FP FE Fire Extinguisher No.127 1 FEHR-B-5-04 B 5 ดา้นหลงัประตูหนีไฟ M M M M M M M M M M M M ADD
FP FE Fire Extinguisher No.128 1 FEHR-B-6-01 B 6 ดา้นขา้งลิฟทโ์ดยสาร M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.129 1 FEHR-B-7-01 B 7 ตูพ้ร้อมถงัดา้นขา้งลิฟทโ์ดยสาร M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.130 1 FEHR-B-7-02 B 7 ห้องลิฟทโ์ดยสาร M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.131 1 FEHR-B-7-03 B 7 ส านกัผูอ้  านวยการ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.132 1 FEHR-B-7-04 B 7 หนา้ห้องลิฟทช์ั้น 7 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.133 1 FEHR-E-1-01 E 1 ห้องตรวจ 4 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.134 1 FEHR-E-1-02 E 1 ตูพ้ร้อมถงั หนา้ห้องเจาะเลือด M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.135 1 FEHR-E-1-03 E 1 หนา้ห้องน ้า ชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.136 1 FEHR-E-1-04 E 1 หนา้ห้อง X-Ray M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.137 1 FEHR-E-2-01 E 2 ตูพ้ร้อมถงั บนัไดทางลงชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.138 1 FEHR-E-2-02 E 2 หนา้แผนก ENT M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.139 1 FEHR-E-2-03 E 2 หนา้ห้องน ้า ชั้น 2 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.140 1 FEHR-C-B-01 C B หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น B M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.141 1 FEHR-C-1-01 C 1 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.142 1 FEHR-C-1-02 C 1 ในห้องรับรอง Japan M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.143 1 FEHR-C-1-03 C 1 OPD 1 หนา้ห้องตรวจ 20 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.144 1 FEHR-C-1-04 C 1 หนา้ห้องยาชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.145 1 FEHR-C-2-01 C 2 หนา้ลิฟทพ์นกังาน M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.146 1 FEHR-C-2-02 C 2 OPD สูติ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.147 1 FEHR-C-2-03 C 2 OPD เด็ก M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.148 1 FEHR-C-2-04 C 2 หนา้บนัไดเล่ือนชั้น 2 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.149 1 FEHR-C-3-01 C 3 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 3 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.150 1 FEHR-C-3-02 C 3 ในแผนก OR #1 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.151 1 FEHR-C-3-03 C 3 ในแผนก OR #2 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.152 1 FEHR-C-3-04 C 3 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.153 1 FEHR-C-3-05 C 3 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M
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FP FE Fire Extinguisher No.154 1 FEHR-C-3-06 C 3 บริเวณทางเดินส่วนกลาง M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.155 1 FEHR-C-4-01 C 4 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 4 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.156 1 FEHR-C-4-02 C 4 หนา้ห้องพกัแพทย์ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.157 1 FEHR-C-4-03 C 4 หนา้ห้องน ้าหญิงขา้งห้องประชุม M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.158 1 FEHR-C-4-04 C 4 หนา้ห้องน ้า Cadio M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.159 1 FEHR-C-4-05 C 4 หนา้ประตูทางเขา้ Cadio M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.160 1 FEHR-C-4-06 C 4 หนา้ประตูทางเขา้ GI M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.161 1 FEHR-C-4-07 C 4 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.162 1 FEHR-C-4-08 C 4 ในแผนก GI M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.163 1 FEHR-C-4-09 C 4 โถงนัง่รอ Cadio M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.164 1 FEHR-C-4-10 C 4 ห้อง X-Ray ทนัตกรรม M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.165 1 FEHR-C-4-11 C 4 ในแผนกทนัตกรรม M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.166 1 FEHR-C-5-01 C 5 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 5 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.167 1 FEHR-C-5-02 C 5 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.168 1 FEHR-C-5-03 C 5 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.169 1 FEHR-C-5-04 C 5 หนา้ห้องรับรองญาติ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.170 1 FEHR-C-6-01 C 6 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 6 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.171 1 FEHR-C-6-02 C 6 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.172 1 FEHR-C-6-03 C 6 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.173 1 FEHR-C-7-01 C 7 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 7 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.174 1 FEHR-C-7-02 C 7 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.175 1 FEHR-C-7-03 C 7 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.176 1 FEHR-C-7-04 C 7 หนา้ห้อง 702 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.177 1 FEHR-C-7-05 C 7 หนา้ห้อง 706 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.178 1 FEHR-C-7-06 C 7 หนา้ห้อง 711 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.179 1 FEHR-C-8-01 C 8 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 8 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.180 1 FEHR-C-8-02 C 8 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.181 1 FEHR-C-8-03 C 8 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.183 1 FEHR-C-9-01 C 9 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 9 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.184 1 FEHR-C-9-02 C 9 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.185 1 FEHR-C-9-03 C 9 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.186 1 FEHR-C-9-04 C 9 หนา้ห้องหตัถการ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.187 1 FEHR-C-10-01 C 10 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 10 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.188 1 FEHR-C-10-02 C 10 ในตูด้บัเพลิงฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M ADD
FP FE Fire Extinguisher No.189 1 FEHR-C-10-03 C 10 ในตูด้บัเพลิงฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M ADD
FP FE Fire Extinguisher No.189 1 FEHR-C-11-01 C 11 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 11 M M M M M M M M M M M M ADD
FP FE Fire Extinguisher No.190 1 FEHR-C-11-02 C 11 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A1 M M M M M M M M M M M M ADD
FP FE Fire Extinguisher No.191 1 FEHR-C-11-03 C 11 หนา้ประตู Auto แผนกGI M M M M M M M M M M M M ADD
FP FE Fire Extinguisher No.192 1 FEHR-C-11-04 C 11 โถงนัง่รอฝ่ังห้องตรวจ แผนกGI M M M M M M M M M M M M ADD
FP FE Fire Extinguisher No.193 1 FEHR-C-11-05 C 11 เคาน์เตอร์ฝ่ังส่องกลอ้ง แผนกGI M M M M M M M M M M M M ADD
FP FE Fire Extinguisher No.194 1 FEHR-C-11-06 C 11 โถงนัง่รอฝ่ังส่องกลอ้ง แผนกGI M M M M M M M M M M M M ADD
FP FE Fire Extinguisher No.195 1 FEHR-C-11-07 C 11 หนา้ห้องลา้งกลอ้ง M M M M M M M M M M M M ADD
FP FE Fire Extinguisher No.196 1 FEHR-C-11-08 C 11 หลงัห้องส่องกลอ้ง M M M M M M M M M M M M ADD
FP FE Fire Extinguisher No.198 1 FEHR-C-12-01 C 12 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 12 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.199 1 FEHR-C-12-02 C 12 หลงัเคาทเ์ตอร์ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.200 1 FEHR-C-12-03 C 12 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.201 1 FEHR-C-12-04 C 12 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.202 1 FEHR-C-14-01 C 14 หนา้ลิฟตพ์นกังานชั้น 14 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.203 1 FEHR-C-14-02 C 14 หลงัเคาทเ์ตอร์ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.204 1 FEHR-C-14-03 C 14 ห้องประชุม M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.205 1 FEHR-C-14-04 C 14 ขา้งประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.206 1 FEHR-C-R-01 C R ทางข้ึนลานจอดเฮลิคอปเตอร์ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.207 1 FEHR-D-B-01 D B ห้องป้ัมน ้าดบัเพลิง M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.208 1 FEHR-D-1-01 D 1 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.209 1 FEHR-D-1-02 D 1 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.210 1 FEHR-D-1-03 D 1 ลานจอดชั้น 1D M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.211 1 FEHR-D-1-04 D 1 หนา้ห้อง GAS 1 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.212 1 FEHR-D-1-05 D 1 หนา้ห้อง GAS 2 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.213 1 FEHR-D-1-06 D 1 คลงัยา 1 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.214 1 FEHR-D-1-07 D 1 คลงัยา 2 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.215 1 FEHR-D-1-08 D 1 คลงัยาหนา้ห้อง หน. M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.216 1 FEHR-D-1-09 D 1 ห้อง MSB 1 D M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.217 1 FEHR-D-1-10 D 1 ห้อง MDB 2 หนา้ห้อง Gen M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.218 1 FEHR-D-2-01 D 2 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 2 M M M M M M M M M M M M
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FP FE Fire Extinguisher No.219 1 FEHR-D-2-02 D 2 ลานจอดชั้น 2A M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.220 1 FEHR-D-2-03 D 2 ลานจอดชั้น 2B M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.221 1 FEHR-D-3-01 D 3 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 3 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.222 1 FEHR-D-3-02 D 3 ลานจอดชั้น 3A M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.223 1 FEHR-D-3-03 D 3 ลานจอดชั้น 3B M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.224 1 FEHR-D-4-01 D 4 หนา้ลิฟทช์นส่งชั้น 4 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.225 1 FEHR-D-4-02 D 4 ลานจอดชั้น 4A M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.226 1 FEHR-D-4-03 D 4 ลานจอดชั้น 4B M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.227 1 FEHR-D-5-01 D 5 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 5 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.228 1 FEHR-D-5-02 D 5 ลานจอดชั้น 5A M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.229 1 FEHR-D-5-03 D 5 ลานจอดชั้น 5B M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.230 1 FEHR-D-6-01 D 6 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 6 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.231 1 FEHR-D-6-02 D 6 ลานจอดชั้น 6A M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.232 1 FEHR-D-6-03 D 6 ลานจอดชั้น 6B M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.233 1 FEHR-D-7-01 D 7 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 7 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.234 1 FEHR-D-7-02 D 7 ลานจอดชั้น 7A M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.235 1 FEHR-D-7-03 D 7 ลานจอดชั้น 7B M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.236 1 FEHR-D-8-01 D 8 หนา้ลิฟทข์นส่งชั้น 8 M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.237 1 FEHR-D-8-02 D 8 ลานจอดชั้น 8A M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.238 1 FEHR-D-8-03 D 8 ลานจอดชั้น 8B M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.239 1 FEHR-D-9-01 D 9 ห้องเคร่ืองลิฟทอ์าคาร D M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No. 1 F 1 หนา้ตึก F
FP FE Fire Extinguisher No. F 1 หนา้ตึก F
FP FE Fire Extinguisher No.240 1 FEHR-LB-01 LB - คลินิกแหลมฉบงั M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.241 1 FEHR-SP-01 SP - คลินิกเครือสหพฒัน์ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.242 1 FEHR-SP-02 SP - คลินิกเครือสหพฒัน์ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.243 1 FEHR-BW-01 BW G คลินิกบ่อวิน M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.244 1 FEHR-BB-01 BB - คลินิกบา้นบึง M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.245 1 FEHR-BB-02 BB - คลินิกบา้นบึง M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.246 1 FEHR-BB-03 BB - คลินิกบา้นบึง M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.247 1 FEHR-JP-G-01 JP G ประตูทางออก M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.248 1 FEHR-JP-G-02 JP G หนา้ห้อง X_Ray M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.249 1 FEHR-SP-G-01 SP G ตรงกลาง M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.250 1 FEHR-SP-G-02 SP G ดา้นหลงั M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.251 1 FEHR-BW-G-01 BW G ประตูทางเขา้ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.252 1 FEHR-BB-1-01 BB G หนา้ห้องตรวจ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.253 1 FEHR-BB-2-02 BB G หวับนัไดขวามือ M M M M M M M M M M M M
FP FE Fire Extinguisher No.254 1 FEHR-BB-3-03 BB G หวับนัไดขวามือ M M M M M M M M M M M M
FP DOOR ALARM 35 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
FP DA Door Alarm 1 DA-A-R-01 A R ประตูหนีไฟดาดฟ้า M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-A-10-01 A 10 ประตูหนีไฟชั้น 10 M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-A-9-01 A 9 ประตูหนีไฟชั้น 9 M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-A-8-01 A 8 ประตูหนีไฟชั้น 8 M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-A-7-01 A 7 ประตูหนีไฟชั้น 7 M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-A-6-01 A 6 ประตูหนีไฟชั้น 6 M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-A-5-01 A 5 ประตูหนีไฟชั้น 5 M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-A-4-01 A 4 ประตูหนีไฟชั้น 4 M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-A-3-01 A 3 ประตูหนีไฟชั้น 3 M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-A-2-01 A 2 ประตูหนีไฟชั้น 2 M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-A-1-01 A 1 ประตูหนีไฟชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-C-1-01 C 1 ประตูหนีไฟชั้น 1 ฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-C-1-02 C 1 ประตูหนีไฟชั้น 1 ฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-C-2-01 C 2 ประตูหนีไฟชั้น 2 ฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-C-2-02 C 2 ประตูหนีไฟชั้น 2 ฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-C-3-01 C 3 ประตูหนีไฟชั้น 3 ฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-C-3-02 C 3 ประตูหนีไฟชั้น 3 ฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-C-4-01 C 4 ประตูหนีไฟชั้น 4 ฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-C-4-02 C 4 ประตูหนีไฟชั้น 4 ฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-C-5-01 C 5 ประตูหนีไฟชั้น 5 ฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-C-5-02 C 5 ประตูหนีไฟชั้น 5 ฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-C-6-01 C 6 ประตูหนีไฟชั้น 6 ฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-C-6-02 C 6 ประตูหนีไฟชั้น 6 ฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M
FP DA Door Alarm 1 DA-C-7-01 C 7 ประตูหนีไฟชั้น 7 ฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M ADD
FP DA Door Alarm 1 DA-C-7-02 C 7 ประตูหนีไฟชั้น 7 ฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M ADD
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FP DA Door Alarm 1 DA-C-8-01 C 8 ประตูหนีไฟชั้น 8 ฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M ADD
FP DA Door Alarm 1 DA-C-8-02 C 8 ประตูหนีไฟชั้น 8 ฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M ADD
FP DA Door Alarm 1 DA-C-9-01 C 9 ประตูหนีไฟชั้น 9 ฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M ADD
FP DA Door Alarm 1 DA-C-9-02 C 9 ประตูหนีไฟชั้น 9 ฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M ADD
FP DA Door Alarm 1 DA-C-10-01 C 10 ประตูหนีไฟชั้น 10 ฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M ADD
FP DA Door Alarm 1 DA-C-10-02 C 10 ประตูหนีไฟชั้น 10 ฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M ADD
FP DA Door Alarm 1 DA-C-11-01 C 11 ประตูหนีไฟชั้น 11 ฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M ADD
FP DA Door Alarm 1 DA-C-11-02 C 11 ประตูหนีไฟชั้น 11 ฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M ADD
FP DA Door Alarm 1 DA-C-12-01 C 12 ประตูหนีไฟชั้น 12 ฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M ADD
FP DA Door Alarm 1 DA-C-12-02 C 12 ประตูหนีไฟชั้น 12 ฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M ADD
SN SANITARY  SYSTEM 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
SN SANITARY  SYSTEM (High Risk) 24 H 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
SN RAW WATER (High Risk) 18 H 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
SN ROOF WATER TANK (High Risk) 4 H 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SN RWT Water Tank  No.1 1 WT-A-R-01 A R Pumping Plant H M M M M M M M M M M M M
SN UWT Water Tank No.2 1 WT-B-B-01 B B Pumping Plant H M M M M M M M M M M M M
SN RWT Water Tank  No.1 1 RWT-C-14-01 C 14 Pumping Plant H M M M M M M M M M M M M
SN UWT Water Tank No.2 1 UWT-D-B-01 D B Pumping Plant H M M M M M M M M M M M M
SN COLD WATER PUMP (High Risk) 4 H 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SN CWP Cold Water Pump No.1 1 CW-A-B-01 A B Pumping Plant H M M M M M M M M M M M M
SN CWP Cold Water Pump No.2 1 CW-A-B-02 A B Pumping Plant H M M M M M M M M M M M M
SN CWP Cold Water Pump No.1 1 CW-D-B-01 D B Fire Pupe Room H M M M M M M M M M M M M
SN CWP Cold Water Pump No.2 1 CW-D-B-02 D B Fire Pupe Room H M M M M M M M M M M M M
SN BOOSTER WATER PUMP (High Risk) 10 H 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
SN CWBP Booster Pump  No.1 1 BP-A-R-01 A R ดาดฟ้า จ่ายเขา้ ชั้น 9 H M M M M M M M M M M M M
SN CWBP Booster Pump  No.2 1 BP-A-R-02 A R ดาดฟ้า จ่ายเขา้ ชั้น 10 H M M M M M M M M M M M M
SN CWBP Booster Pump  No.3 1 BP-A-R-03 A R ดาดฟ้า จ่ายเขา้ Chiller H M M M M M M M M M M M M
SN CWBP Booster Pump  No.4 1 BP-A-R-04 A R ดาดฟ้า จ่ายเขา้ Chiller H M M M M M M M M M M M M
SN CWBP Booster Pump  No.1 1 BP-C-14-01 C 14 ห้อง Booster Pump  Room H M M M M M M M M M M M M
SN CWBP Booster Pump  No.2 1 BP-C-14-02 C 14 ห้อง Booster Pump  Room H M M M M M M M M M M M M
SN CWBP Booster Pump  No.3 1 BP-C-14-03 C 14 ห้อง Booster Pump  Room H M M M M M M M M M M M M
SN CWBP Booster Pump  No.4 1 BP-C-14-04 C 14 ห้อง Booster Pump  Room H M M M M M M M M M M M M
SN CWBP Booster Pump  No.1 1 BP-JP-G-01 JP G ดา้นหลงัคลีนิก H M M M M M M M M M M M M
SN CWBP Booster Pump  No.2 1 BP-JP-G-02 JP G ดา้นหลงัคลีนิก H M M M M M M M M M M M M
SN HOT WATER(High Risk) 6 H 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
SN Hot Water Pump (High Risk) 2 H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SN HWP Hot Water  Pump  1 HP-A-R-01 A R ดาดฟ้า H M M M M M M M M M M M M
SN HWP Hot Water  Pump  1 HP-C-14-01 C 14 ห้อง Hot water H M M M M M M M M M M M M
SN Return Hot Water Pump (High Risk) 4 H 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SN RHP Return Hot water Pump 1 RHP-A-R-01 A R ดาดฟ้า H M M M M M M M M M M M M
SN RHP Return Hot water Pump 1 RHP-C-14-01 C 14 ห้อง Hot Water H M M M M M M M M M M M M
SN RHP Return Hot water Pump 1 RHP-C-04-01 C 4 ห้อง  Hot Pump H M M M M M M M M M M M M
SN RHP Return Hot water Pump 1 RHP-C-04-02 C 4 ห้อง  Hot Pump H M M M M M M M M M M M M

MPS MOTOR & PUMP  SYSTEM 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
MPS SUBMERSIBLE PUMP 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
MPS DP Drain Pump  No.1 1 DP-A-B-01 A B ห้อง Fire Pump M M M M M M M M M M M M
MPS DP Drain Pump  No.2 1 DP-A-B-02 A B ห้อง Fire Pump M M M M M M M M M M M M
MPS DP Drain Pump  No.3 1 DP-A-B-03 A B ห้องเวชระเบียน M M M M M M M M M M M M
MPS DP Drain Pump  No.4 1 DP-A-B-04 A B ห้องเวชระเบียน M M M M M M M M M M M M
MPS SP Submersible Pump  No.1 1 SP-E-B-01 E B อาคาร Wellness M M M M M M M M M M M M
MPS SP Submersible Pump  No.2 1 SP-E-B-02 E B อาคาร Wellness M M M M M M M M M M M M
MPS SP Submersible Pump  No.3 1 SP-A-B-01 B B ทางเดินหนา้ Sodexo M M M M M M M M M M M M
MPS SP Submersible Pump  No.4 1 SP-A-B-02 B B ทางเดินหนา้ Sodexo M M M M M M M M M M M M
MPS SP Submersible Pump  No.1 1 SP-C-B-01 C B ทางเช่ือมอาคาร C-D M M M M M M M M M M M M
MPS SP Submersible Pump  No.2 1 SP-C-B-02 C B ทางเช่ือมอาคาร C-D M M M M M M M M M M M M
MPS DP Drain Pump  No.1 1 DP-C-B-01 C B หนา้ลิฟท ์3-4 ใตดิ้น M M M M M M M M M M M M
MPS DP Drain Pump  No.2 1 DP-C-B-02 C B หนา้ลิฟท ์3-4 ใตดิ้น M M M M M M M M M M M M
MPS SP Submersible Pump  No.3 1 SP-C-B-03 C B หนา้บนัใดทางเช่ือม C-D M M M M M M M M M M M M
MPS SP Submersible Pump  No.4 1 SP-C-B-04 C B หนา้บนัใดทางเช่ือม C-D M M M M M M M M M M M M
MPS SP Submersible Pump  No.5 1 SP-C-B-05 C B ทางโคง้มุมถนน M M M M M M M M M M M M
MPS SP Submersible Pump  No.6 1 SP-C-B-06 C B ทางโคง้มุมถนน M M M M M M M M M M M M
MPS DP Drain Pump  No.1 1 DP-D-B-01 D B หนา้ห้อง Fire Pump อาคาร D M M M M M M M M M M M M
MPS DP Drain Pump  No.2 1 DP-D-B-02 D B หนา้ห้อง Fire Pump อาคาร D M M M M M M M M M M M M

WWT WASTE WATER TREATMENT SYSTEM 8 8         8         8         8         8         8         8         8         8         8         8         8         
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WWT WASTE WATER TREATMENT SYSTEM (High Risk) 8 H 8         8         8         8         8         8         8         8         8         8         8         8         
WWT WASTE WATER PLANT 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
WWT WAP Aerator pump 1 WAP-UG-01 D UndergroundWaste Water Treatment H M M M M M M M M M M M M
WWT WAP Aerator pump 1 WAP-UG-02 D UndergroundWaste Water Treatment H M M M M M M M M M M M M
WWT WAP Aerator pump 1 WAP-UG-03 D UndergroundWaste Water Treatment H M M M M M M M M M M M M
WWT WAP Aerator pump 1 WAP-UG-04 D UndergroundWaste Water Treatment H M M M M M M M M M M M M
WWT WRP Return Slud Pump 1 WRP-UG-01 D UndergroundWaste Water Treatment H M M M M M M M M M M M M
WWT WRP Return Slud Pump 1 WRP-UG-02 D UndergroundWaste Water Treatment H M M M M M M M M M M M M
WWT WEP Effuent  Pump 1 WEP-UG-01 D UndergroundWaste Water Treatment H M M M M M M M M M M M M
WWT WEP Effuent  Pump 1 WEP-UG-02 D UndergroundWaste Water Treatment H M M M M M M M M M M M M

TR TRANSPORTATION SYSTEM 21 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
TR TRANSPORTATION SYSTEM (High Risk) 21 H 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
TR ELEVATOR (High Risk) 13 H 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
TR EL Elevator No.1 1 EL-A-01 A R ลิฟทลู์กคา้ซา้ย H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
TR EL Elevator No.2 1 EL-A-02 A R ลิฟทลู์กคา้ขวา H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
TR EL Elevator No.3 1 EL-A-03 A R ลิฟทพ์นกังาน H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
TR EL Elevator No.4 1 EL-B-01 B R ลิฟทอ์าคาร B H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
TR EL Elevator No.1 (Hitachi) 1 EL-C-01 C R ลิฟทลู์กคา้ซา้ย H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
TR EL Elevator No.2 (Hitachi) 1 EL-C-02 C R ลิฟทลู์กคา้ขวา H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
TR EL Elevator No.3 (Hitachi) 1 EL-C-03 C R ลิฟทพ์นกังานซา้ย H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
TR EL Elevator No.4 (Hitachi) 1 EL-C-04 C R ลิฟทพ์นกังานขวา H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
TR EL Elevator No.5 (Fujitec) 1 EL-C-05 C R ลิฟทJ์APANซา้ย H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
TR EL Elevator No.6 (Fujitec) 1 EL-C-06 C R ลิฟทJ์APANขวา H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
TR EL Elevator No.7 (Hitachi) 1 EL-C-07 C R ลิฟท ์VIP H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
TR EL Elevator No.1 (Hitachi) 1 EL-D-01 D R ลิฟทอ์าคารจอดรถซา้ย H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
TR EL Elevator No.2 (Hitachi) 1 EL-D-02 D R ลิฟทอ์าคารจอดรถขวา H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
TR DUMB WAITERS (High Risk) 3 H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR DAM Dumb Waiters  No.01 1 LIFE-PAMACY( A ) A G Pharmacy H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
TR DAM Dumb Waiters  No.02 1 DAM-PAMACY C G Pharmacy H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
TR DAM Dumb Waiters  No.03 1 DAM-PAMACY A Pharmacy H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
TR ESCALATOR (High Risk) 2 H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR ESL1 Escalator No.1 1 ESL-C-01 C 1-2 ชั้น 1 ข้ึน 2 H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
TR ESL2 Escalator No.2 1 ESL-C-02 C 1-2 ชั้น 1 ข้ึน 2 H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
TR AIR TUBE (High Risk) 3 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TR AT Air Tube No.1 1 AT-A-B-01 A B กระสวยส่งยา 10ชั้น H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
TR AT Air Tube No.2 1 AT-A-B-02 A B กระสวยใหญ่ส่งเอกสาร H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC ADD
TR AT Air Tube No.3 1 AT-B-6-01 B 6 กระสวยส่ง Lab H SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC ADD
EC ELCTRICAL COMMUNICATION SYSTEM 1569 1,121  1,137  1,083  1,121  1,137  1,083  1,121  1,137  1,083  1,121  935     881     
EC CLOSED CIRCUIT TELEVISION SYSTEM (CCTV) 525 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 175 175
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-01 D 1
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR01-01 A 1 เคาร์เตอร์ ER M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR01-02 A 1 ถนนระหว่างอาคาร A-C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR01-03 A 1 ER โถงนัง่คอยดา้นใน M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR01-04 A 1 ทางออกหนา้ ER M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR01-06 A 1 ER หนา้ห้องศูนยวิ์ทยุ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR01-07 A 1 OTHRO โถงนัง่คอย(ด่านหลงั) M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR01-08 A 1 OTHRO เคาร์เตอร์ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR01-09 A 1 OTHRO โถงนัง่คอย M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR01-10 A 1 OTHRO ทางออกดา้นหลงั M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR01-11 A 4 แผนก IT M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR01-12 A B ห้องช่าง 1 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR01-13 A B ห้องช่าง 2 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR01-14 A B ทางเดินชั้น B M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR01-15 A B ห้องไฟฟ้าอาคาร A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-02 D 1
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR02-01 B 7 ฝ่ายการพยาบาล M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR02-02 B 7 FL. 7B หนา้ลิฟท์ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR02-03 B 4 ทางเขา้แผนกบญัชี M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR02-04 B ในลิฟทตึ์ก B M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR02-06 A B สโตร์ช่าง M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR02-10 B 1 หนา้ลิฟทช์ั้น 1 (Food house) M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR02-11 B 2 (Food house) ชั้น 2 อาคาร B M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR02-12 B 2 หนา้ลิฟทแ์ละทางข้ึนชั้น 2 B M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-03 D 1
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EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR03-01 A 9 ทางเขา้ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR03-02 A 9 เคาร์เตอร์ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR03-03 A 9 หนา้ห้อง 902 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR03-04 A 9 หนา้ห้อง 924 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR03-05 A 8 ทางเขา้ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR03-06 A 8 เคาร์เตอร์ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR03-07 A 8 หนา้ห้อง 802 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR03-08 A 8 หนา้ห้อง 824 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-04 D 1
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR04-01 A 6 ทางเขา้ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR04-02 A 6 เคาร์เตอร์ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR04-03 A 6 หนา้ห้อง 602 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR04-04 A 6 หนา้ห้อง 624 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR04-05 A 5 ทางเขา้ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR04-06 A 5 เคาร์เตอร์ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR04-07 A 5 หนา้ห้อง 502 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR04-08 A 5 หนา้ห้อง 524 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR04-09 A 4 บิวต้ี FL.4A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR04-10 A 4 ไตเทียม (HEMO) FL.4A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR04-11 A 3 หนา้แผนก ICU M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR04-12 A 3 NSR,CATH LAB,OR M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-05 D 1
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR05-01 A 2 ประตูทางออกหนีไฟ 2A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR05-02 A 1 OPD ศลัยกรรม M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR05-03 A 1 ลิฟทลู์กคา้  1 A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR05-04 A 1 ทางเขา้ตอ้นรับ 1 A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR05-05 A 1 ห้องยา M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR05-06 A 1 การเงินนอก 1 A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR05-07 A 1 X-RAY M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR05-08 A 1 หนา้ ER (ดา้นนอก) M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR05-09 E 1 WELLNESS M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR05-10 E B ทางเดินเขา้ แผนก OCC Med M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR05-11 E B หนา้ห้องแพทย ์แผนก OCC Med M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR05-12 E B หนา้ห้องประชุม OCC-MED M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR05-13 E B Counter แผนก OCC-MED M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR05-14 E B ประตูทางเขา้แผนก OCC-MED M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-06 D 1
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR06-01 D B หนา้ห้อง Fire Pump M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR06-03 D 1 ห้องเก็บชุดผจญเพลิงดา้นหลงั M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR06-04 D 1 ทางเดินแก๊สการแพทย ์1D M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR06-06 D 1 ท่ี Scan มือพนงังาน M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR06-09 D 1 คลงัยาอาคาร D M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR06-10 D 1 หนา้แผนก CSSD M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR06-12 D 1 คลงัยา 2 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR06-15 D 1 ทางเดิน M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-07 D 1
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR07-01 D 1 ทางเดินหนา้ห้อง BODY M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR07-02 D 1 ทางเดินหนา้ห้องพกัขยะ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR07-03 D 1 หนา้ห้องพกัขยะ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR07-04 D 1 ลานจอดรถแอมป์ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR07-05 D 2 โถงขา้งลิฟท ์2 D M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR07-11 D 3 โถงขา้งลิฟท ์3 D M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-09 D 1
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR09-01 D 6 1CARCARK 6A/B M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR09-02 D 6 CARCARK 6A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR09-03 D 6 CARCARK 6A/F M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR09-04 D 6 CARCARK 6B/B M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR09-05 D 6 CARCARK 6B M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR09-06 D 6 CARCARK 6B/F M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR09-07 D 7 โถงขา้งลิฟท ์7 D M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR09-08 D 7 CARCARK 7A/B M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR09-09 D 7 CARCARK 7A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-10 D
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR10-05 D 8 ดาดฟ้าอาคาร D M M M M M M M M M M M M
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EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR10-06 C 14 ประตูทางเขา้ชั้น 14 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR10-07 C 14 ทางเดินหนา้ส านกั ผอ. M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR10-08 C 14 ทางหนีไฟหนา้ห้อง HEAT PUMP M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR10-09 C 14 ทางหนีไฟขา้งห้องรับประทานอาหาร M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR10-10 C 14 ระเบียงดาดฟ้าอาคาร C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR10-11 C 4 COUNTER DENTAL M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR10-12 C 4 DENTAL EXIT 4C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR10-13 C 4 DENTAL M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR10-14 C 4 DENTAL : X-RAY M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR10-15 C 2 OPD เด็ก 2C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR10-16 C 7 LIFE 3,4, 7 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR10-17 C 2 ทาเดินหนา้ห้องตรวจเด็ก 2C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR10-18 C 4 ทางเดินทนัตกรรมหนา้ห้อง 11 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR10-19 C 8 ทางเดินหนา้ห้องรับรอง C8 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-11 D 1
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR11-01 C 1 LIFT 1,2 : C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR11-02 C 1 LIFT 3,4 : C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR11-04 C 1 LIFT 3,4 : C 1 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR11-06 C 1 UM : C 1 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR11-07 C 1 เคาร์เตอร์ UM : C 1 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR11-15 C 1 EXIT C ออโตยะ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-12 D 1
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR12-01 C 1 EXIT 1: S&P M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR12-02 C 1 JMC M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR12-03 C 1 LIFT : JMC M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR12-04 C 1 ทางเขา้ลานจอด 1 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR12-05 C 1 ทางมา้ลายลานจอด 1 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR12-11 C 2 CASHIER : C 2 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR12-12 C 2 CASHIER : C 2 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-13 D 1
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR13-05 C 6 ห้องรับรองลูกคา้ 5C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR13-06 C 6 ห้องรับรอง 6 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-14 D 1
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR14-01 C 12 LIFT 3,4 : C 12 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR14-02 C 12 LIFT 1,2 : C 12 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR14-03 C 12 LIFTJMC : C 12 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR14-04 C 12 DOOR EXIT C12 ฝ่ังตรวจ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR14-05 C 12 DOOR EXIT C1201 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR14-06 C 4 TOLET : C 4 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR14-07 C 4 WALK IT : C 4 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR14-08 C 4 WALK : C 4 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR14-09 C 4 CASHIER : C 4 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR14-10 C 4 DOCTOR ROOM : C 4 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR14-11 C 4 GI : INSIDE M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR14-12 C 4 CARDIO : C 4 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR14-13 C 4 LIFT 1,2 : C 4 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR14-14 C 4 GI : C 4 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR14-15 C 4 Cardio : C4 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR14-16 C 4 หนา้ห้องประชุม 4C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-15 D 1
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR15-01 C 1 ลิฟทลู์กคา้ อาคาร C No.1 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR15-02 C 1 ลิฟทลู์กคา้อาคาร D NO1 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR15-03 C 1 ลิฟทลู์กคา้อาคาร C No.2 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR15-04 C 1 ลานจอด 1 สูง ยานยนต์ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR15-05 C 1 ลิฟทลู์กคา้ อาคาร C  NO.5 JMC M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR15-07 C 1 ลิฟทลู์กคา้ อาคาร D NO.2 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR15-08 C 1 ลิฟทพ์นกังานอาคาร C NO.4 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR15-09 C 1 ลิฟทลู์กคา้อาคาร C  NO.6 JMC M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR15-10 C 1 ลิฟทพ์นกังานอาคาร C NO.3 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR15-11 C 4 หนา้พระพรม อารคาร C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-16 D 1
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR16-01 C 2 โถงนัง่รอหนา้อาคาร C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR16-02 C 2 หนา้ห้องตรวจ OPD PED M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR16-03 C 2 หนา้ห้องตรวจ OPD SAI M M M M M M M M M M M M
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EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR16-04 C 2 Counter 2 OPD PED M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-17 D 1
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-01 C 8 หนา้ห้องหตัถการ W8C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-02 C 8 ทางเดินหนา้ห้อง 817 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-03 C 8 ทางเดินหนา้ห้อง 819C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-04 C 8 ประตูหนีไฟฝ่ังทะเล M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-05 C 9 W9C หนา้ลิฟตลู์กคา้ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-06 C 9 หนา้ลิฟตพ์นกังาน W9C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-07 C 9 ทางเดินหนา้ห้อง 903 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-08 C 9 ทางเดินหนา้ห้อง 905 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-09 C 9 ทางเดินหนา้ห้อง 906 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-10 C 9 ทางเดินหนา้ห้อง 909C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-11 C 9 ทางเดินหนา้ห้อง 914 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-12 C 9  เคาน์เตอร์พยาบาล W9C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-13 C 9 ห้องหตัถการ W9C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-14 C 9 ทางเดินหนา้ห้อง 917 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-15 C 9 ทางเดินหนา้ห้อง 919 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-16 C 9 ประตูหนีไฟฝ่ังทะเล M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-17 A 7 หนา้ลิฟตลู์กตา้ W7A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-18 A 7 ทางเดินหนา้ห้อง 717 A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-19 A 7 ทางเดินหนา้ห้อง 715 A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-20 A 7 ทางเดินหนา้ห้อง 701 A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-21 A 7 ทางเดินหนา้ห้อง 704 A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-22 A 7 เคาน์เตอร์พยาบาล W7A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-23 A 7 ทางเดินหนา้ห้อง W706 A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-24 A 7 ทางเดินหนา้ห้อง W708 A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-25 A 7 ทางเดินหนา้ห้อง 720 A M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-26 A 7 ทางเดินหนา้ห้อง 722 A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-27 A 7 ทางเดินหนา้ห้อง 724 A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-28 A 10 หนา้ลิฟตลู์กคา้ W10A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-29 A 10 ทางเดินหนา้ห้อง W1017 A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-30 A 10 ทางเดินหนา้ห้อง W1015 A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-31 A 10 ทางเดินหนา้ห้อง W1001 A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR17-32 A 10 ทางเดินหนา้ห้อง W1004 A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-18 D 1
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-18-01 A 1 หลงั Counter  OPD Sur M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-18-02 A 1 ทางเดินแผนก X-ray M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-18-03 A 1 หนา้ลิฟท ์3A ขา้งห้องยา M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-18-04 A 1 หนา้ห้องยาไป X-RAY M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-18-05 A 4 หนา้ลิฟตพ์นกังาน 4A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-18-06 A 4 ทางเดินหนา้แผนก HEMO M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-18-07 A 4 หนา้ลิฟตลู์กคา้ 4A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-18-08 A 4 ดา้นนอกระเบียง SEI M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-18-09 A 4 หนา้การเงิน แผนก SEI M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-18-10 A 4 ดา้นในแผนก SEI M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-18-11 A 5 เคาน์เตอร์พยาบาล W5A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-18-12 A 5 หนา้ห้อง A518 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-19 D
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-01 A 10 หนา้ลิฟตพ์นกังาน A10 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-02 A 10 ทางเดินหนา้ห้อง W1006 A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-03 A 10 ทางเดินหนา้ห้อง W1008 A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-04 A 10 ทางเดินหนา้ห้อง W 1020 A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-05 A 10 ทางเดินหนา้ห้อง W 1022 A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-06 A 10 ทา้ย W A10 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-07 A 3 ทางเดินหลงั OR1 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-08 A 3 ห้องรับรอง VIP 3C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-09 A 3 โถงนัง่ถอย OR-NURSERY M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-10 A 3 หนา้ลิฟทลู์กคา้ 1C-2C M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-11 A 3 หนา้ลิฟท ์3C-4C M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-12 A 3 ดา้นหลงั Nursery M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-13 A 3 Counter พยาบาล W.A10 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-14 A 3 ทางเดินหลงั OR2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-15 A 3 ทางเดินหลงั OR3 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-16 A 3 ห้องดูทารกแรกเกิด NURSERY M M M M M M M M M M M M ADD
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EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-17 A 3 ทาเขา้ Nursery M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-18 A 3 Counter Nursery 2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-19 A 2 หนา้ลิฟท ์2 A M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-20 A 2 เคาน์เตอร์การเงินใน 2A M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-21 A 2 การเงินใน 2A หลงัเคาน์เตอร์ M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-22 A 2 ห้องมีบุตรยากแผนกสูติ M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-23 A 2 หนา้ห้องตรวจ 2 (สูติ) M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-24 A 2 หนา้ห้องตรวจ 6 (สูติ) M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-25 A 2 ทางเดินสูติหนา้ห้องตรวจ 8 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-26 A 2 ทางเดินแผนก หู คอ จมูก M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-27 A 2 หนา้ห้องเก็บผา้แผนก ENT M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-28 A 2 เคาน์เตอร์แผนกหู คอ จมูก M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-29 A 2 เคาน์เตอร์แผนกตา 2A M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-30 A 2 หนา้ห้องชาร์ฟไฟ 2A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-31 A 2 ทางเดินแผนกตา 2A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-19-32 A 2 ทางเขา้แผนก ENT 2A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-20 D 1
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-01 C 5 W5C หนา้ลิฟตลู์กคา้ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-02 C 5 หนา้ลิฟตพ์นกังาน W5C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-03 C 5 ทางเดินหนา้ห้อง 503 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-04 C 5 ทางเดินหนา้ห้อง 505 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-05 C 5 ทางเดินหนา้ห้อง 506 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-06 C 5 ทางเดินหนา้ห้อง 509C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-07 C 5 ทางเดินหนา้ห้อง 514 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-08 C 5 เคาน์เตอร์พยาบาล W5C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-09 C 5 ห้องประชุม W5C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-10 C 5 ทางเดินหนา้ห้อง 517 C M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-11 C 5 ทางเดินหนา้ห้อง 519 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-12 C 5 ประตูหนีไฟฝ่ังทะเล M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-13 C 6 W6C หนา้ลิฟตลู์กคา้ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-14 C 6 หนา้ลิฟตพ์นกังาน W6C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-15 C 6 ทางเดินหนา้ห้อง 603 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-16 C 6 ทางเดินหนา้ห้อง 605 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-17 C 6 ทางเดินหนา้ห้อง 606 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-18 C 6 ทางเดินหนา้ห้อง 609C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-19 C 6 ทางเดินหนา้ห้อง 614 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-20 C 6 เคาน์เตอร์พยาบาล W6C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-21 C 6 ห้องประชุม W6C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-22 C 6 ทางเดินหนา้ห้อง 617 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-23 C 6 ทางเดินหนา้ห้อง 619 C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-24 C 6 ประตูหนีไฟฝ่ังทะเล M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-25 C 8 W8 C หนา้ลิฟตลู์กคา้ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-26 C 8 หนา้ลิฟตพ์นกังาน W8C M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-27 C 8 ทางเดินหนา้ห้อง 803C M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-28 C 8 ทางเดินหนา้ห้อง 805 C M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-29 C 8 ทางเดินหนา้ห้อง 806 C M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-30 C 8 ทางเดินหนา้ห้อง 809 C M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-31 C 8 ทางเดินห้อง 814 C M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-20-32 C 8 เคาน์เตอร์พยาบาล W8C M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-21 D 1
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-21-01 E 1 หนา้บนัไดเคาเตอร์ Wellnes M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-21-02 E 1 เคาน์เตอร์ Wellnes 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-21-03 E 1 เคาน์เตอร์ Wellnes 2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-21-04 E 1 เคาน์เตอร์ Occ Med M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-21-05 E 1 เคาเตอร์ห้องเจาะเลือด M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-21-06 E 1 หนา้ห้องตรวจ E1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-21-07 E 1 หนา้ห้องตรวจ Wellnes M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-21-08 E 1 หนา้ทางเช่ือม A-E M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-22 D 1
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-22-01 A 4 ท่ีรองรับคนไข ้Rehailigagion M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-22-02 A 4 ทางเดินหนา้ห้องหวัหนา้ M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-22-03 A 4 หนา้ห้องหตัถการ2 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-22-04 A 4 ห้อง EXERCISE M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-22-05 A 4 ห้องกิจกรรมบ าบดั M M M M M M M M M M M M
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EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-22-06 A 4 หนา้ห้องอตัถการ9 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-23 D 1
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-01 B 5 หนา้ลิฟท ์B5 HR M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-02 B 5 ทางเดินหนา้ แผนกบุคคล M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-03 B 5 ทางเขา้แผนกHR M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-04 A 1 หนา้ลิฟท ์1A M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-05 A 1 หนา้ลิฟท ์2A M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-06 A 1 หนา้ลิฟท ์3A M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-07 F 1 ทางเขา้ลานจอด 3 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-08 F 1 กลางลานจอด3 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-09 F 1 เสาไฟหนา้ทางเขา้ลานจอด3 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-10 F 1 ทา้ยลานจอด3 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-11 C 1 เคาร์เตอร์ UM : C 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-12 A 10 ทางเดิน W.A10 ขา้ง Counter M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-13 A 10 ทางเดินหนา้ห้อง W1004 A M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-14 A 10 หนา้ลิฟตพ์นกังาน A10 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-15 A 9 Counter พยาบาล W.A9 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-16 A 9 ทางเดิน W.A9 ขา้ง Counter M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-17 A 9 ทางเดิน W.A9  หนา้ห้อง 906 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-18 A 8 Counter พยาบาล W.A8 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-19 A 8 ทางเดิน W.A8  หนา้ห้อง 806 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-20 A 8 ทางเดิน W.A8 ขา้ง Counter M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-21 A 7 Counter พยาบาล W.A7 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-22 A 7 ทางเดินหนา้ห้อง 706 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-23 A 7 ทางเดิน W.A7 ขา้ง Counter M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-24 A 6 Counter พยาบาล W.A6 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-25 A 6 ทางเดิน W.A6 หนา้ห้อง 606 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-26 A 6 ทางเดิน W.A6 ขา้ง Counter M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-23-27 A 5 ทางเดิน W.A5  ขา้ง COUNTER M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-24 D 1 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-24-01 D 1 หนา้อาคาร F M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-24-02 D 1 ถนนหลงัอาคาร D M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-24-03 D 1 โรงพกัขยะ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-24-04 D 1 ทางเดินหลงัอาคาร D M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-24-05 D 1 ทางเดินระหว่างอาคาร B-D M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-24-06 D 1 ลานจอดรถยนตอ์าคาร E ตวัท่ี1 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-24-07 D 1 ลานจอดรถยนตอ์าคาร E ตวัท่ี2 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-24-08 D 1 ลานจอดรถมอเตอร์ไซคต์วัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-24-09 D 1 ลานจอดรถมอเตอร์ไซคต์วัท่ี 2 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-24-10 D 1 ลานจอดรถมอเตอร์ไซคต์วัท่ี 3 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-24-11 D 1 หนา้ทางเขา้ออกลานจอดตึก D M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-24-12 F 1 ทางออกลานจอด 1 ขา้งก าแพง M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-24-13 F 1 ทางออกลานจอด 1 ฝ่ังประตูเขียว M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-24-14 F 1 ทางออกลานจอด 1 ลานจอดมอเตอร์ไซด ์F M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-24-15 E 1 ทางเขา้ลานจอด 2 หลงัอาคาร E M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-24-16 E 1 มุมสูงลานจอด 2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-25 D 1
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-25-01 C 11 บริเวรห้องตรวจ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-25-02 C 11 บริเวรโถงนั้งคอย 1 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-25-03 C 11 บริเวรโถงนัง่คอย 2 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-25-04 C 11 บริเวรโถงรับรอง M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-25-05 C 11 บริเวรห้องเตรียมล าใส้ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-25-06 C 11 บริเวรห้องพกัพนกังาน M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-25-07 C 11 บริเวรทางเดินหนา้ห้องเตรียมล าใส้ 6 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-25-08 C 11 บริเวรทางเดินหนา้ห้องส่งกลอ้ง 1 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-25-09 C 11 บริเวรทางเดินหนา้ห้องส่งกลอ้ง 2 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-25-10 C 11 บริเวรดา้นหลงัห้องส่องกลอ้ง M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-25-11 C 11 ทางเขา้หนา้ลิฟตลู์กคา้ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-25-12 C 14 โตะ๊ท างานเลขา M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-D-1-25-13 C 14 ทางเดินดา้นในส านกังาน M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-26 D 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-26-01 D 1 ทางเขา้ลานจอดมอไซด ์No.1 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-26-02 D 1 ทางเขา้ลานจอดมอไซด ์No.2 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-26-03 D 1 ดา้นในลานจอดมอไซด ์No.1 ADD
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EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-26-04 D 1 ดา้นในลานจอดมอไซด ์No.2 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-26-05 D 1 ดา้นในลานจอดมอไซด ์No.3 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-26-06 D 1 ดา้นในลานจอดมอไซด ์No.4 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-26-07 D 1 หนา้ 7-11 ส่องทางเขา้ลิฟตล์านจอด ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-26-08 D 1 ทางเขา้อาคาร D ฝ่ังอเมซอน ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-26-09 D 2 ลานจอด 2A หนา้ลิฟต์ ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-26-10 D 2 กลางลาน 2A ส่องกลบัไปทางหนา้ลิฟต์ ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-26-11 D 2 กลางลาน 2A ส่องทางข้ึน 2B ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-26-12 D 2 ทางข้ึน 2B ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-26-13 D 2 ทางข้ึน 2B ส่องกลางลาน ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-26-14 D 2 กลางลาน 2B ส่องทางข้ึน 3A ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-26-15 D 2 กลางลาน 2B ส่องทางลง 2A ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-26-16 D 2 ทางลง 2B ADD
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-27 D 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-27-01 C 10 หนา้ห้อง C1001 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-27-02 C 10 ทางเดินหนา้ห้อง C1002 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-27-03 C 10 ทางเดินหนา้ห้อง C1003 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-27-04 C 10 ทางเดินหนา้ห้อง C1004 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-27-05 C 10 หนา้ลิฟตลู์กคา้ชั้น 10C ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-27-06 C 10 หน้้าลิฟตพ์นกังานชั้น 10C ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-27-07 C 10 ทางเดินบริเวรเคาเตอร์ ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-27-08 C 10 ทางเขา้ฝ่ังลิฟต ์JMC ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-27-09 C 10 หนา้ลิฟต ์JMC ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-27-10 C 10 ทางเดินหนา้ห้อง C1007 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-27-11 C 10 ทางเดินหนา้ห้อง C1008 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-27-12 C 10 หนา้ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D ADD
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-28 D 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-28-01 D 3 ลานจอดรถชั้น 3A หนา้ลิฟต์ ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-28-02 D 3 กลางลาน 3A ส่องกลบัไปทางหนา้ลิฟต์ ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-28-03 D 3 กลางลาน 3A ส่องทางข้ึน 3B ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-28-04 D 3 ทางข้ึน 3B ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-28-05 D 3 ทางข้ึน 3B ส่องกลางลาน ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-28-06 D 3 กลางลาน 3B ส่องทางข้ึน 4A ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-28-07 D 3 กลางลาน 3B ส่องทางลง 3A ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-28-08 D 3 ทางลง 3B ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-28-09 D 4 ลานจอด 4A หนา้ลิฟต์ ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-28-10 D 4 กลางลาน 4A ส่องกลบัไปทางหนา้ลิฟต์ ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-28-11 D 4 กลางลาน 4A ส่องทางข้ึน 4B ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-28-12 D 4 ทางข้ึน 4B ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-28-13 D 4 ทางข้ึน 4B ส่องกลางลาน ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-28-14 D 4 กลางลาน 4B ส่องทางข้ึน 5A ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-28-15 D 4 กลางลาน 4B ส่องทางลง 4A ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-28-16 D 4 ทางลง 4B ADD
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-29 D 1 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-29-01 D 5 ลานจอดรถชั้น 5A หนา้ลิฟต์ ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-29-02 D 5 กลางลาน 5A ส่องกลบัไปทางหนา้ลิฟต์ ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-29-03 D 5 กลางลาน 5A ส่องทางข้ึน 5B ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-29-04 D 5 ทางข้ึน 5B ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-29-05 D 5 ทางข้ึน 5B ส่องกลางลาน ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-29-06 D 5 กลางลาน 5B ส่องทางข้ึน 6A ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-29-07 D 5 กลางลาน 5B ส่องทางลง 5A ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-29-08 D 5 ทางลง 5B ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-29-09 D 6 ลานจอด 6A หนา้ลิฟต์ ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-29-10 D 6 กลางลาน 6A ส่องกลบัไปทางหนา้ลิฟต์ ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-29-11 D 6 กลางลาน 6A ส่องทางข้ึน 6B ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-29-12 D 6 ทางข้ึน 6B ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-29-13 D 6 ทางข้ึน 6B ส่องกลางลาน ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-29-14 D 6 กลางลาน 6B ส่องทางข้ึน 7A ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-29-15 D 6 กลางลาน 6B ส่องทางลง 6A ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-29-16 D 6 ทางลง 6B ADD
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-30 D 1 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-30-01 D 7 ลานจอดรถชั้น 7A หนา้ลิฟต์ ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-30-02 D 7 กลางลาน 7A ส่องกลบัไปทางหนา้ลิฟต์ ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-30-03 D 7 กลางลาน 7A ส่องทางข้ึน 7B ADD
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EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-30-04 D 7 ทางข้ึน 7B ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-30-05 D 7 ทางข้ึน 7B ส่องกลางลาน ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-30-06 D 7 กลางลาน 7B ส่องทางข้ึน 8A ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-30-07 D 7 กลางลาน 7B ส่องทางลง 7A ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-30-08 D 7 ทางลง 7B ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-30-09 D 8 ลานจอด 8A หนา้ลิฟต์ ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-30-10 D 8 กลางลาน 8A ส่องกลบัไปทางหนา้ลิฟต์ ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-30-11 D 8 กลางลาน 8A ส่องทางข้ึน 8B ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-30-12 D 8 ทางข้ึน 8B ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-30-13 D 8 ทางข้ึน 8B ส่องกลางลาน No.1 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-30-14 D 8 ทางข้ึน 8B ส่องกลางลาน No.2 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-30-15 D 8 กลางลาน 8B ส่องทางลง 8A ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-30-16 D 8 ทางลง 8B ADD
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-31 D 1 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-01 C 1 ดา้นหนา้อาคาร C ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-02 C 1 ทางเขา้ 1C ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-03 C 1 ทางเช่ือม C-A ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-04 C 1 Cashier 1C No.1 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-05 C 1 Cashier 1C No.2 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-06 C 1 Cashier 1C No.3 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-07 C 1 โถง OPD MED No.1 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-08 C 1 โถง OPD MED No.2 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-09 C 1 OPD MED No.1 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-10 C 1 1OPD MED No.2 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-11 C 1 1OPD MED No.3 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-12 C 1 OPD MED No.4 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-13 C 1 OPD MED No.5 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-14 C 1 ศูนยส์มอง ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-15 C 1 หนา้ลิฟทลู์กคา้ C1 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-16 C 1 หนา้เสด็จเต่ีย ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-17 C 1 หนา้ S&P ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-18 C 1 หนา้โฮปองแปง ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-19 C 1 ทางเขา้ลานจอด 1 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-20 C 1 หนา้โอโตยะ ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-21 C 1 ห้องยา 1C No.1 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-22 C 1 ห้องยา 1C No.2 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-23 C 1 Cashier จ่ายยา ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-31-24 C 1 มุมสูงส่อง ER ADD
EC CCTV DVR 1 DVR-D-1-32 D ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-32-01 C 2 หนา้ลิฟทพ์นกังาน 2C ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-32-02 C 2 หนา้เวชระเบียน 2C ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-32-03 C 2 หนา้ Cashier 2C No.1 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-32-04 C 2 หนา้ Cashier 2C No.2 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-32-05 C 2 หนา้ลิฟตลู์กคา้ 2C ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-32-06 C 2 เคาเตอร์วคัซีน ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-32-07 C 2 เคาเตอร์ภูมิแพ้ ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-32-08 C 2 ทางเดินดา้นใน SAI ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-32-09 C 2 OPD PED No.1 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-32-10 C 2 ทางเดินดา้นหลงัวคัซีน ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-32-11 C 2 OPD PED No.2 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-32-12 C 2 OPD PED No.3 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-32-13 C 2 OPD PED No.4 ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-32-14 C 2 OPD PED No.5 ADD
EC CCTV DVR 1 DVR-OR C 3 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-OR-01 C 3 ประตูทางเขา้ (ห้องเปล่ียนชุด) M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-OR-02 C 3 ห้องอาหาร M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-OR-03 C 3 หนา้ห้องน ้าคนไข้ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-OR-04 C 3 เคาน์เตอร์พยาบาล M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-OR-05 C 3 เคาน์เตอร์วิสญัญี M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-OR-06 C 3 ประตูใหญ่ (รับคนไข)้ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-OR-07 C 3 เคาน์เตอร์แพทย ์(มุมกลอ้งห้องเก็บยาวิสญัญี) M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-OR-08 C 3 เคาน์เตอร์แพทย ์(มุมกลอ้ง OR3) M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-OR-09 C 3 OR 3 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-OR-10 C 3 OR 4 M M M M M M M M M M M M
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EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-OR-11 C 3 OR 5 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-OR-12 C 3 OR 6 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-OR-13 C 3 OR 7 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-OR-14 C 3 OR 8 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-OR-15 C 3 ทางเดินระหว่างหนา้ห้อง 4-6 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-OR-16 C 3 ทางเดินระหว่างห้องผ่าตดั 7-9 ห้อง Sterile M M M M M M M M M M M M
EC CCTV DVR 1 DVR-ER A
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-ER-01 A 1 เคาน์เตอร์ ER M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-ER-02 A 1 ทางเดินหนา้ห้องพกัเบรก M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-ER-03 A 1 ทางเขา้ ER M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-ER-04 A 1 ทางเดินหนา้ห้องท าแผล M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-ER-05 A 1 ทางเดินหนา้แผนก ER M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-ER-06 A 1 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ (WOULD CARE) M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-ER-07 A 1 ทางออกหนา้ ER
EC CCTV CAMERA 1 DVR-ICU 1 A
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-ICU1-01 A 3 ทางเขา้แผนก ICU M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-ICU1-02 A 3 ฝ่ังเคาเตอร์ CCU M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-ICU1-03 A 3 ฝ่ังเคาเตอร์ ICU M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-ICU1-04 A 3 ดา้นในห้องกระจก M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-ICU 2 A
EC CCTV CAMERA 1 CAM-DVR-ICU2-01 A 3 ดา้นในห้อง ICU R2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC CCTV DVR 1 DVR-OCC MED E B ADD
EC CCTV CAMERA CAM-DVR-OCC-01 E B ดา้นในห้อง X-RAY OCC-MED ADD
EC CCTV DVR 1 DVR-PRIME 1 ADD
EC CCTV CAMERA CAM-DVR-PRI-01 1 ดา้นในห้องสบายใจ ADD
EC CCTV CAMERA 1 DVR-JP-G-01 C G ห้องควบคุม
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-JP-G-01 C G โถงนัง่รอหนา้เคา้เตอร์ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-JP-G-02 C G เคา้เตอร์พยาบาล M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-JP-G-03 C G ห้องยา M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-JP-G-04 C G โถงหนห้้องการเงิน M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-JP-G-05 C G โถงหนา้ห้องตรวจ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-JP-G-06 C G ทางเดินฝ่ังห้องน ้า M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-JP-G-07 C G ทางเขา้แผนก ER M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-JP-G-08 C G ทางเดินฝ่ังทางเขา้คลีนิก M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-SP-G-01 C G โถงรอตรวจ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-SP-G-02 C G เคา้เตอร์ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-SP-G-03 C G ทางเดินดา้นหลงั M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-SP-G-04 C G ดา้นหนา้ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-SP-G-05 C G ดา้นหนา้ทางรถเขา้ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-SP-G-06 C G ดา้นหนา้ฝ่ังท าแผล M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-SP-G-07 C G ดา้นหลงัลานจอด M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-SP-G-08 C G ดา้นหลงัฝ่ังก าแพง M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-BW-G-01 C G หนา้ห้องหตัถการ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-BW-G-02 C G เคา้เตอร์ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-BW-G-03 C G เคา้เตอร์หนา้ห้องเก็บของ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-BW-G-04 C G ห้องกินขา้ว M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-BB-G-01 C G หนา้ประตูทางเขา้คลีนิก M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-BB-G-02 C G โถงนัง่รอตรวจ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-BB-G-03 C G เคา้เตอร์ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-BB-G-04 C G ทางเดินหนา้เคา้เตอร์ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-BB-G-05 C G หนา้ห้องตรวจ 1 M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-BB-G-06 C G หนา้ห้องหตัถการ M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-BB-G-07 C G ดา้นหลงัคลีนิก M M M M M M M M M M M M
EC CCTV CAMERA 1 DAM-DVR01-BB-G-08 C G ดา้นขา้งคลีนิก M M M M M M M M M M M M
EC MATV 42 C 14 113 94 94 113 94 94 113 94 94 113 94 94
EC MATV MATV Control 1 MATV-C-14-01 C 14 ห้องMATV ชั้น 14C M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #1 1 RCV-C-14-01 C 14 HOSPITAL INFORMATION M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #2 1 RCV-C-14-02 C 14 FOX FamilyMovies HD M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #3 1 RCV-C-14-03 C 14 FOX Action Movies HD M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #4 1 RCV-C-14-04 C 14 Reality HD M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #5 1 RCV-C-14-05 C 14 Golf Channal HD M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #6 1 RCV-C-14-06 C 14 True Sport HD2 M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #7 1 RCV-C-14-07 C 14 BBC Word news M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #8 1 RCV-C-14-08 C 14 True Music Hit M M M M M M M M M M M M
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EC MATV CHANEL #9 1 RCV-C-14-09 C 14 Disney Channal M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #10 1 RCV-C-14-10 C 14 Cartoon Network M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #11 1 RCV-C-14-11 C 14 Discovery M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #12 1 RCV-C-14-12 C 14 True Spark Play M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #13 1 RCV-C-14-13 C 14 True Explore life M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #14 1 RCV-C-14-14 C 14 Explore Wild M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #15 1 RCV-C-14-15 C 14 True Sport HD4 M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #16 1 RCV-C-14-16 C 14 CNAI HD M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #17 1 RCV-C-14-17 C 14 Russia Today M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #18 1 RCV-C-14-18 C 14 Al Jazeera English M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #19 1 RCV-C-14-19 C 14 TV  5 M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #20 1 RCV-C-14-20 C 14 NHK World TV HD M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #21 1 RCV-C-14-21 C 14 B4U_Movies M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #22 1 RCV-C-14-22 C 14 HD Phx Infonews Channel M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #23 1 RCV-C-14-23 C 14 HD Phx Chiness Channel M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #24 1 RCV-C-14-24 C 14 3 HD M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #25 1 RCV-C-14-25 C 14 TV 5 HD1 M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #26 1 RCV-C-14-26 C 14 CH 7 HD M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #27 1 RCV-C-14-27 C 14 MCOT HD M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #28 1 RCV-C-14-28 C 14 NBT HD M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #29 1 RCV-C-14-29 C 14 THAI PBS HD M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #30 1 RCV-C-14-30 C 14 PPTV HD M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #31 1 RCV-C-14-31 C 14 Amarin TV HD M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #32 1 RCV-C-14-32 C 14 Thairat TV HD M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #33 1 RCV-C-14-33 C 14 ONE HD M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #34 1 RCV-C-14-34 C 14 MONO 29 M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #35 1 RCV-C-14-35 C 14 Work Point1 TV M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #36 1 RCV-C-14-36 C 14 GMM 25 M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #37 1 RCV-C-14-37 C 14 TNN 24 M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #38 1 RCV-C-14-38 C 14 Nation TV M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #39 1 RCV-C-14-39 C 14 True4U M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #40 1 RCV-C-14-40 C 14 CH8 M M M M M M M M M M M M
EC MATV CHANEL #41 1 RCV-C-14-41 C 14 INFORMATION 2 M M M M M M M M M M M M
BS Automatic Door 112 112 93 93 112 93 93 112 93 93 112 93 93
BS ACD Automatic Door 1 AD-A-1-01 A 1 หนา้เคา้เตอร์ตอ้นรับ A SC SC SC SC
BS ACD Automatic Door 1 AD-A-1-02 A 1 ศลัยกรรม SC SC SC SC
BS ACD Automatic Door 1 AD-A-1-03 A 1 ER ดา้นหนา้ SC SC SC SC
BS ACD Automatic Door 1 AD-A-1-04 A 1 ER ดา้นใน SC SC SC SC
BS ACD Automatic Door 1 AD-A-1-05 A 1 ทางออกลานจอด 2 (บานสวิงคู)่ SC SC SC SC
BS ACD Automatic Door 1 AD-A-1-06 A 1 ER ห้องผ่าตดัเล็ก SC SC SC SC
BS ACD Automatic Door 1 AD-A-1-07 A 1 แผนกรังสี (ประตู NO.27) SC SC SC SC
BS ACD Automatic Door 1 AD-A-2-01 A 2 ประตูทางเขา้แผนกสูตินารีเวช M M M M M M M M M M M M
BS ACD Automatic Door 1 AD-A-3-01 A 3 OR SC SC SC SC
BS ACD Automatic Door 1 AD-A-3-02 A 3 Nursery SC SC SC SC
BS ACD Automatic Door 1 AD-A-4-01 A 4 แผนกกายภาพ SC SC SC SC
BS ACD Automatic Door 1 AD-A-4-02 A 4 แผนกบิวต้ี SC SC SC SC
BS ACD Automatic Door 1 AD-A-5-01 A 5 ทางเขา้ W5 SC SC SC SC
BS ACD Automatic Door 1 AD-A-6-01 A 6 ทางเขา้ W6 SC SC SC SC ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-A-7-01 A 7 ทางเขา้ W7 SC SC SC SC
BS ACD Automatic Door 1 AD-A-8-01 A 8 ทางเขา้ W8 SC SC SC SC
BS ACD Automatic Door 1 AD-A-9-01 A 9 ทางเขา้ W9 SC SC SC SC
BS ACD Automatic Door 1 AD-A-10-01 A 10 ทางเขา้ W10 SC SC SC SC
BS ACD Automatic Door 1 AD-E-1-01 E 1 Occ-Med ทางเขา้เวชระเบียนทางเขา้ SC SC SC SC
BS ACD Automatic Door 1 AD-E-1-02 E B WELLNESS ทางเขา้เคา้เตอร์ SC SC SC SC
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-1-01 C 1 Japan M M M M M M M M M M M M
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-1-02 C 1 ทางเขา้อาคาร C ดา้นหนา้ M M M M M M M M M M M M
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-1-03 C 1 ทางเขา้อาคาร C ดา้นหนา้ M M M M M M M M M M M M
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-1-04 C 1 ทางเขา้อาคาร C ฝ่ังลานจอด M M M M M M M M M M M M
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-1-05 C 1 ทางเขา้อาคาร C ฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-3-01 C 3 Nursery M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-3-02 C 3 ทางเขา้ห้องผ่าตดั M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-3-03 C 3 ทางเขา้ดา้นหนา้ OR M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-3-04 C 3 ทางเขา้ห้องพกัฟ้ืน OR M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-3-05 C 3 ห้องผ่าตดั 4 ตวัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M ADD
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BS ACD Automatic Door 1 AD-C-3-06 C 3 ห้องผ่าตดั 4 ตวัท่ี 2 M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-3-07 C 3 ห้องผ่าตดั 5 ตวัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-3-08 C 3 ห้องผ่าตดั 5 ตวัท่ี 2 M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-3-09 C 3 ห้องผ่าตดั 6 ตวัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-3-10 C 3 ห้องผ่าตดั 6 ตวัท่ี 2 M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-3-11 C 3 ห้องผ่าตดั 7 ตวัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-3-12 C 3 ห้องผ่าตดั 7 ตวัท่ี 2 M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-3-13 C 3 ห้องผ่าตดั 8 ตวัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-3-14 C 3 ห้องผ่าตดั 8 ตวัท่ี 2 M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-3-15 C 3 ทางเขา้ Nursery M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-4-01 C 4 ทางเขา้ Cadio M M M M M M M M M M M M
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-4-02 C 4 ทางเขา้ GI M M M M M M M M M M M M
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-4-03 C 4 ทางเขา้ทนัตกรรม M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-10-04 C 10 ทางเขา้หนา้ลิฟตลู์กคา้ 10C M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-10-01 C 10 ทางเขา้ลิฟต ์JMC 10C M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-11-02 C 11 บริเวณห้องตรวจ M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-11-02 C 11 บริเวณห้องนัง่คอย #1 M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-11-03 C 11 บริเวณห้องนัง่คอย #2 M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-11-04 C 11 บริเวณโถงรับรอง M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-11-05 C 11 บริเวณห้องเตรียมล าไส้ M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-11-06 C 11 บริเวณห้องพกัเจา้หนา้ท่ี M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-11-07 C 11 บริเวณทางเดินหนา้ห้องเตรียมล าไส้ #6 M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-11-08 C 11 บริเวณทางเดินห้องส่องกลอ้ง #1 M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-11-09 C 11 บริเวณทางเดินห้องส่องกลอ้ง #2 M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-11-10 C 11 บริเวณดา้นหลงัห้องส่องกลอ้ง#3 M M M M M M M M M M M M ADD
BS ACD Automatic Door 1 AD-C-11-11 C 11 ทางเขา้หนา้ลิฟทลู์กคา้ M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-A-B-02 A B ฝ่ายอาคาร M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-A-1-01 A 1 ห้องยา M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-A-1-02 A 1 เวชระเบียน M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-A-3-01 A 3 Cath Lab M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-A-3-02 A 3 OR M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-A-3-03 A 3 ICU ดา้นหลงั M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-A-4-01 A 4 IT M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-B-3-01 B 3 ทางเขา้แผนกบญัชี M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-B-4-01 B 4 ทางเขา้แผนก PR MARKETING M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-B-5-01 B 5 ดา้นในแผนก HR M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-B-6-01 B 6 Lab ด่านหนา้ M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-B-6-02 B 6 Lab ทางออกหนา้ลิฟต์ M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-B-7-01 B 7 ทางเขา้ห้องเลขา M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-1-01 C 1 ทางเขา้การเงิน OPD M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-1-02 C 1 ทางเขา้ห้องยาชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-1-03 C 1 ประตูทางเขา้คลงัยา M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-2-01 C 2 ทางเขา้ห้องยาชั้น 2 M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-3-01 C 3 ทางเขา้ห้องเปล่ียนเส้ือผา้ OR M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-3-02 C 3 ทางเขา้ห้องเก็บยาวิสญัญี OR M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-3-03 C 3 ทางเขา้ดา้นหลงั OR M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-3-04 C 3 ทางเขา้ห้องเปล่ียนเส้ือผา้ NURSERY M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-3-05 C 3 ทางเขา้ฝ่ัง ANB Nursery M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-4-01 C 4 ทางเขา้ห้องพกัแพทย์ M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-4-02 C 4 แผนก IT M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-5-01 C 5 ทางเขา้ Ward C5 M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Access Control Door 1 EMD-C-5-02 C 5 ทางเขา้ Nursery C5 ดา้นใน M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Access Control Door 1 EMD-C-5-03 C 5 ทางเขา้ Nursery C5 ดา้นนอก M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Access Control Door 1 EMD-C-5-04 C 5 ทางเขา้ดา้นหลงัฝ่ัง Nursery M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Access Control Door 1 EMD-C-6-01 C 6 ทางเขา้ Ward C6 M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-7-01 C 7 ทางเขา้หอพกัพยาบาลชั้น 7C M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-8-01 C 8 ทางเขา้ Ward C8 M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-9-01 C 9 ทางเขา้ Ward C9 M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-10-01 C 10 ห้อง 1001 ฝ่ังผูป่้วย M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-10-02 C 10 ห้อง 1001 ฝ่ังพกัญาติ M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-10-03 C 10 ห้อง 1002 ฝ่ังผูป่้วย M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-10-04 C 10 ห้อง 1002 ฝ่ังพกัญาติ M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-10-05 C 10 ห้อง 1003 ฝ่ังผูป่้วย M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-10-06 C 10 ห้อง 1003 ฝ่ังพกัญาติ M M M M M M M M M M M M ADD
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EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-10-07 C 10 ห้อง 1004 ฝ่ังผูป่้วย M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-10-08 C 10 ห้อง 1004 ฝ่ังพกัญาติ M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-10-09 C 10 ห้อง 1005 ฝ่ังผูป่้วย M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-10-10 C 10 ห้อง 1005 ฝ่ังพกัญาติ M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-10-11 C 10 ห้อง 1006 ฝ่ังผูป่้วย M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-10-12 C 10 ห้อง 1006 ฝ่ังพกัญาติ M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-10-13 C 10 ห้อง 1007 ฝ่ังผูป่้วย M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-10-14 C 10 ห้อง 1007 ฝ่ังพกัญาติ M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-10-15 C 10 ห้อง 1008 ฝ่ังผูป่้วย M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-10-16 C 10 ห้อง 1008 ฝ่ังพกัญาติ M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-10-17 C 10 ห้อง 1009 ฝ่ังผูป่้วย M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-10-18 C 10 ห้อง 1009 ฝ่ังพกัญาติ M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-10-19 C 10 ห้องลิฟทส่์งยา M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-11-01 C 11 ทางเขา้ห้องพนกังาน M M M M M M M M M M M M ADD
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-12-01 C 12 ประตูทางเขา้ JMC IPD M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-12-02 C 12 ประตูทางเขา้ JMC OPD M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-C-14-01 C 14 ทางเขา้ส านกัผูอ้  านวยการ M M M M M M M M M M M M
EC ELTD Electromagnetic Door 1 EMD-D-1-01 D 1 ทางเขา้คลงัยา M M M M M M M M M M M M
EC Nurse Call System   379 121 156 102 121 156 102 121 156 102 121 156 102
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-01 A 1 ห้องตรวจ 1 ER ใหม่ Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-02 A 1 ห้องตรวจ 2 ER ใหม่ Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-03 A 1 ห้อง Negative Pressor ER ใหม่ Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-04 A 1 ห้องตรวจ 3 ER ใหม่ Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-05 A 1 ห้องตรวจ 4 ER ใหม่ Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-06 A 1 ห้องน ้า ER ใหม่ Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-07 A 1 ห้องตรวจแผนกศลัยกรรม 1 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-08 A 1 ห้องตรวจแผนกศลัยกรรม 2 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-09 A 1 ห้องตรวจแผนกศลัยกรรม 3 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-10 A 1 ห้องตรวจแผนกศลัยกรรม 4 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-11 A 1 ห้องท าหตัถการ แผนกศลัยกรรม Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-12 A 1 ห้องน ้าคนพิการ 1 A Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-13 A 1 ห้องตรวจ 1 แผนก ORTHO Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-14 A 1 ห้องตรวจ 2 แผนก ORTHO Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-15 A 1 ห้องตรวจ 3 แผนก ORTHO Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-16 A 1 ห้องตรวจ 4 แผนก ORTHO Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-17 A 1 ห้องตรวจ 5 แผนก ORTHO Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-18 A 1 ห้องตรวจ 6 แผนก ORTHO Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-19 A 1 ห้องท าหตัถการแผนก ORTHO ห้องเฝือก 1 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-20 A 1 ห้องท าหตัถการแผนก ORTHO ห้องเฝือก 2 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-1-21 A 1 ห้องท าหตัถการแผนก ORTHO ห้องฉีดยา Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-01 A 2 ห้องท าหตัถการ 1 แผนกสูติ No.1 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-02 A 2 ห้องท าหตัถการ 1 แผนกสูติ No.2 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-03 A 2 ห้องตรวจ 1 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-04 A 2 ห้องท าหตัถการ 2 แผนกสูติ No.1 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-05 A 2 ห้องท าหตัถการ 2 แผนกสูติ No.2 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-06 A 2 ห้องอลัตร้าซาว 1 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-07 A 2 ห้องตรวจ 2 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-08 A 2 ห้องตรวจ 3 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-09 A 2 ห้องตรวจ 4 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-10 A 2 ห้องอลัตร้าซาว 2 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-11 A 2 ห้องตรวจ 5 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-12 A 2 ห้องคลินิคนมแม่ Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-13 A 2 ห้องตรวจ 6 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-14 A 2 ห้องตรวจ 7 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-15 A 2 ห้องอลัตร้าซาว 3 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-16 A 2 ห้องตรวจ 7 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-17 A 2 ห้องตรวจ 8 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-18 A 2 ห้องเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-19 A 2 ห้องตรรวจ 10 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-20 A 2 ศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก (ห้องตรวจ 11) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-21 A 2 แผนก EYE CENTER ห้องสปาตา No.1 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-22 A 2 แผนก EYE CENTER ห้องสปาตา No.2 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-23 A 2 แผนก EYE CENTER ห้องสปาตา No.3 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-24 A 2 แผนก EYE CENTER ห้องสปาตา No.4 Q Q Q Q

97 ภาคผนวก ค. หน้า 97



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
8224

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY PLAN  2026

ENGINEERING EQUIPMENT LIST
LOCATION PM MASTER PLAN

 AT SITE ….………SSH……………

AMOUNT (Set) REMARKSystem Sub CODE BUILDING FLOOR AREA Risk

EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-25 A 2 แผนก EYE CENTER ห้องตรวจ 1 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-26 A 2 แผนก EYE CENTER ห้องตรวจ 2 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-27 A 2 แผนก EYE CENTER ห้องตรวจ 3 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-28 A 2 แผนก EYE CENTER ห้องตรวจ 4 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-29 A 2 แผนก EYE CENTER ห้องตรวจ 5 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-30 A 2 ห้องท าหตัถการ แผนก EYE CENTER Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-31 A 2 ห้องปฏิบติัการพญาบาล EYE CENTER Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-32 A 2 แผนก ENT ห้องตรวจ 1 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-33 A 2 แผนก ENT ห้องตรวจ 2 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-34 A 2 แผนก ENT ห้องตรวจ 3 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-35 A 2 แผนก ENT ห้องตรวจ 4 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-36 A 2 แผนก ENT ห้องท าหตัถการ No.1 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-37 A 2 แผนก ENT ห้องท าหตัถการ No.2 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-2-38 A 2 แผนก ENT ห้องท าหตัถการ No.3 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-3-01 A 3 ICU No.1 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-3-02 A 3 ICU No.2 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-3-03 A 3 ICU No.3 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-3-04 A 3 ICU No.4 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-3-05 A 3 ICU No.5 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-3-06 A 3 ICU No.6 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-3-07 A 3 ICU No.7 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-3-08 A 3 ICU No.8 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-3-09 A 3 CCU No.9 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-3-10 A 3 CCU No.10 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-3-11 A 3 CCU No.11 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-3-12 A 3 CCU No.12 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-3-13 A 3 CCU No.13 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-3-14 A 3 CCU No.14 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-3-15 A 3 CCU No.15 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-3-16 A 3 CCU No.16 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-3-17 A 3 Negative Room No.1 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-3-18 A 3 Negative Room No.2 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-01 A 5 ห้อง 1501 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-02 A 5 ห้อง 1502 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-03 A 5 ห้อง 1503 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-04 A 5 ห้อง 1504 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-05 A 5 ห้อง 1505 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-06 A 5 ห้อง 1506 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-07 A 5 ห้อง 1507 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-08 A 5 ห้อง 1508 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-09 A 5 ห้อง 1509 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-10 A 5 ห้อง 1510 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-11 A 5 ห้อง 1511 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-12 A 5 ห้อง 1512 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-13 A 5 ห้อง 1515 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-14 A 5 ห้อง 1516 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-15 A 5 ห้อง 1517 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-16 A 5 ห้อง 1518 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-17 A 5 ห้อง 1519 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-18 A 5 ห้อง 1520 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-19 A 5 ห้อง 1521 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-20 A 5 ห้อง 1522 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-21 A 5 ห้อง 1523 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-5-22 A 5 ห้อง 1524 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-01 A 6 ห้อง 1601 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-02 A 6 ห้อง 1602 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-03 A 6 ห้อง 1603 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-04 A 6 ห้อง 1604 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-05 A 6 ห้อง 1605 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-06 A 6 ห้อง 1606 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-07 A 6 ห้อง 1607 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-08 A 6 ห้อง 1608 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-09 A 6 ห้อง 1609 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-10 A 6 ห้อง 1610 Q Q Q Q
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EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-11 A 6 ห้อง 1611 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-12 A 6 ห้อง 1612 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-13 A 6 ห้อง 1615 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-14 A 6 ห้อง 1616 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-15 A 6 ห้อง 1617 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-16 A 6 ห้อง 1618 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-17 A 6 ห้อง 1619 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-18 A 6 ห้อง 1620 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-19 A 6 ห้อง 1621 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-20 A 6 ห้อง 1622 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-21 A 6 ห้อง 1623 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-6-22 A 6 ห้อง 1624 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-01 A 7 ห้อง 1701 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-02 A 7 ห้อง 1702 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-03 A 7 ห้อง 1703 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-04 A 7 ห้อง 1704 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-05 A 7 ห้อง 1705 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-06 A 7 ห้อง 1706 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-07 A 7 ห้อง 1707 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-08 A 7 ห้อง 1708 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-09 A 7 ห้อง 1709 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-10 A 7 ห้อง 1710 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-11 A 7 ห้อง 1711 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-12 A 7 ห้อง 1712 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-13 A 7 ห้อง 1715 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-14 A 7 ห้อง 1716 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-15 A 7 ห้อง 1717 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-16 A 7 ห้อง 1718 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-17 A 7 ห้อง 1719 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-18 A 7 ห้อง 1720 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-19 A 7 ห้อง 1721 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-20 A 7 ห้อง 1722 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-21 A 7 ห้อง 1723 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-7-22 A 7 ห้อง 1724 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-01 A 8 ห้อง 1801 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-02 A 8 ห้อง 1802 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-03 A 8 ห้อง 1803 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-04 A 8 ห้อง 1804 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-05 A 8 ห้อง 1805 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-06 A 8 ห้อง 1806 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-07 A 8 ห้อง 1807 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-08 A 8 ห้อง 1808 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-09 A 8 ห้อง 1809 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-10 A 8 ห้อง 1810 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-11 A 8 ห้อง 1811 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-12 A 8 ห้อง 1812 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-13 A 8 ห้อง 1815 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-14 A 8 ห้อง 1816 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-15 A 8 ห้อง 1817 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-16 A 8 ห้อง 1818 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-17 A 8 ห้อง 1819 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-18 A 8 ห้อง 1820 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-19 A 8 ห้อง 1821 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-20 A 8 ห้อง 1822 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-21 A 8 ห้อง 1823 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-8-22 A 8 ห้อง 1824 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-01 A 9 ห้อง 1901 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-02 A 9 ห้อง 1902 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-03 A 9 ห้อง 1903 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-04 A 9 ห้อง 1904 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-05 A 9 ห้อง 1905 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-06 A 9 ห้อง 1906 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-07 A 9 ห้อง 1907 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-08 A 9 ห้อง 1908 Q Q Q Q
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EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-09 A 9 ห้อง 1909 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-10 A 9 ห้อง 1910 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-11 A 9 ห้อง 1911 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-12 A 9 ห้อง 1912 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-13 A 9 ห้อง 1915 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-14 A 9 ห้อง 1916 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-15 A 9 ห้อง 1917 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-16 A 9 ห้อง 1918 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-17 A 9 ห้อง 1919 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-18 A 9 ห้อง 1920 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-19 A 9 ห้อง 1921 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-20 A 9 ห้อง 1922 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-21 A 9 ห้อง 1923 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-9-22 A 9 ห้อง 1924 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-01 A 10 ห้อง 1001 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-02 A 10 ห้อง 1002 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-03 A 10 ห้อง 1003 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-04 A 10 ห้อง 1004 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-05 A 10 ห้อง 1005 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-06 A 10 ห้อง 1006 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-07 A 10 ห้อง 1007 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-08 A 10 ห้อง 1008 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-09 A 10 ห้อง 1009 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-10 A 10 ห้อง 1010 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-11 A 10 ห้อง 1011 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-12 A 10 ห้อง 1012 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-13 A 10 ห้อง 1015 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-14 A 10 ห้อง 1016 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-15 A 10 ห้อง 1017 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-16 A 10 ห้อง 1018 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-17 A 10 ห้อง 1019 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-18 A 10 ห้อง 1020 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-19 A 10 ห้อง 1021 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-20 A 10 ห้อง 1022 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-21 A 10 ห้อง 1023 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-A-10-22 A 10 ห้อง 1024 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-1-01 C 1 ห้องน ้าคนพิการชั้น 1 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-2-01 C 2 ห้องน ้าคนพิการชั้น 2 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-01 C 4 ห้องMinor Surgery Room1 (ทนักรรม) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-02 C 4 ห้องMinor Surgery Room2 (ทนักรรม) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-03 C 4 X-Ray 2 (ทนัตกรรม) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-04 C 4 ห้องตรวจ 12 (ทนักรรม) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-05 C 4 ห้องตรวจ 11 (ทนักรรม) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-06 C 4 ห้องตรวจ 10 (ทนักรรม) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-07 C 4 X-Ray1 (ทนัตกรรม) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-08 C 4 ห้องตรวจ 6 (ทนัตกรรม) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-09 C 4 ห้องตรวจ 5 (ทนัตกรรม) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-10 C 4 ห้องตรวจ 4 (ทนัตกรรม) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-11 C 4 ห้องตรวจ 7 (ทนัตกรรม) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-12 C 4 ห้องตรวจ 3 (ทนัตกรรม) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-13 C 4 ห้องตรวจ 8 (ทนัตกรรม) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-14 C 4 ห้องตรวจ 2 (ทนัตกรรม) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-15 C 4 ห้องตรวจ 9 (ทนัตกรรม) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-16 C 4 ห้องตรวจ 1 (ทนัตกรรม) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-17 C 4 ห้องตรวจ4 (GI) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-18 C 4 ห้องตรวจ3 (GI) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-19 C 4 ห้อง Treatment2 (GI) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-20 C 4 ห้องตรวจ2 (GI) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-21 C 4 ห้องตรวจ1 (GI) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-22 C 4 ห้องน ้าชาย (GI) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-23 C 4 ห้องน ้าชาย (GI) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-24 C 4 ห้องน ้าชาย (GI) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-25 C 4 ห้องน ้าหญิง (GI) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-26 C 4 ห้องน ้าหญิง (GI) Q Q Q Q
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EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-27 C 4 ห้องน ้าหญิง (GI) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-28 C 4 ห้องส่องกลอ้ง1 (GI) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-29 C 4 ห้องส่องกลอ้ง2 (GI) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-30 C 4 ห้องตรวจหวัใจ 1 (Cadio) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-31 C 4 ห้องตรวจหวัใจ 2 (Cadio) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-32 C 4 ห้องน ้าคนพิการ (Cadio) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-33 C 4 ห้องตรวจ 5 (Cadio) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-34 C 4 ห้องตรวจ 4 (Cadio) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-35 C 4 ห้องอลัตร้าซาว 2 (Cadio) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-36 C 4 ห้องอลัตร้าซาว 1 (Cadio) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-37 C 4 ห้องตรวจ 3 (Cadio) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-38 C 4 ห้องตรวจ 2 (Cadio) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-39 C 4 ห้องตรวจ 1 (Cadio) Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-40 C 4 ห้องน ้าคนพิการขา้งห้องประชุม4C Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-41 C 4 ห้องน ้าผูช้าย 4C ขา้งห้องประชุม Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-42 C 4 ห้องน ้าผูช้าย 4C ขา้งห้องประชุม Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-43 C 4 ห้องน ้าผูช้าย 4C ขา้งห้องประชุม Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-44 C 4 ห้องน ้าผูห้ญิง 4C ขา้งห้องประชุม Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-45 C 4 ห้องน ้าผูห้ญิง 4C ขา้งห้องประชุม Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-46 C 4 ห้องน ้าผูห้ญิง 4C ขา้งห้องประชุม Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-47 C 4 ห้องน ้าผูห้ญิง 4C ขา้งห้องประชุม Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-4-48 C 4 ห้องน ้าผูห้ญิง 4C ขา้งห้องประชุม Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-5-01 C 5 ห้อง 501 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-5-02 C 5 ห้อง 501 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-5-03 C 5 ห้อง 502 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-5-04 C 5 ห้อง 503 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-5-05 C 5 ห้อง 504 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-5-06 C 5 ห้อง 505 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-5-07 C 5 ห้อง 506 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-5-08 C 5 ห้อง 507 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-5-09 C 5 ห้อง 509 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-5-10 C 5 ห้อง 510 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-5-11 C 5 ห้อง 511 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-5-12 C 5 ห้อง 512 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-5-13 C 5 ห้อง 514 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-5-14 C 5 ห้อง 515 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-5-15 C 5 ห้อง 516 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-5-16 C 5 ห้อง 517 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-5-17 C 5 ห้อง 518 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-5-18 C 5 ห้อง 519 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-6-01 C 6 ห้อง 601 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-6-02 C 6 ห้อง 601 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-6-03 C 6 ห้อง 602 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-6-04 C 6 ห้อง 603 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-6-05 C 6 ห้อง 604 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-6-06 C 6 ห้อง 605 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-6-07 C 6 ห้อง 606 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-6-08 C 6 ห้อง 607 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-6-09 C 6 ห้อง 609 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-6-10 C 6 ห้อง 610 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-6-11 C 6 ห้อง 611 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-6-12 C 6 ห้อง 612 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-6-13 C 6 ห้อง 614 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-6-14 C 6 ห้อง 615 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-6-15 C 6 ห้อง 616 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-6-16 C 6 ห้อง 617 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-6-17 C 6 ห้อง 618 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-6-18 C 6 ห้อง 619 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-6-19 C 6 ห้อง 620 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-8-01 C 8 ห้อง 801 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-8-02 C 8 ห้อง 802 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-8-03 C 8 ห้อง 803 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-8-04 C 8 ห้อง 804 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-8-05 C 8 ห้อง 805 Q Q Q Q
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EC NC Nurse Call 1 NC-C-8-06 C 8 ห้อง 806 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-8-07 C 8 ห้อง 807 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-8-08 C 8 ห้อง 808 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-8-09 C 8 ห้อง 809 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-8-10 C 8 ห้อง 810 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-8-11 C 8 ห้อง 811 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-8-12 C 8 ห้อง 812 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-8-13 C 8 ห้อง 813 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-8-14 C 8 ห้อง 814 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-8-15 C 8 ห้อง 815 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-8-16 C 8 ห้อง 816 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-8-17 C 8 ห้อง 817 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-8-18 C 8 ห้อง 818 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-8-19 C 8 ห้อง 819 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-01 C 9 ห้อง 901 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-02 C 9 ห้อง 902 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-03 C 9 ห้อง 903 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-04 C 9 ห้อง 904 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-05 C 9 ห้อง 905 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-06 C 9 ห้อง 906 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-07 C 9 ห้อง 907 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-08 C 9 ห้อง 908 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-09 C 9 ห้อง 909 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-10 C 9 ห้อง 910 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-11 C 9 ห้อง 911 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-12 C 9 ห้อง 912 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-13 C 9 ห้อง 913 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-14 C 9 ห้อง 914 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-15 C 9 ห้อง 915 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-16 C 9 ห้อง 916 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-17 C 9 ห้อง 917 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-18 C 9 ห้อง 918 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-19 C 9 ห้อง 919 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-9-20 C 9 ห้อง 920 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-10-01 C 10 ห้อง 1001 Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-10-02 C 10 ห้อง 1002 Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-10-03 C 10 ห้อง 1003 Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-10-04 C 10 ห้อง 1004 Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-10-05 C 10 ห้อง 1005 Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-10-06 C 10 ห้อง 1006 Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-10-07 C 10 ห้อง 1007 Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-10-08 C 10 ห้อง 1008 Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-10-09 C 10 ห้อง 1009 Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-11-01 C 11 ห้องหตัถการ #1 เตียง 1 Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-11-02 C 11 ห้องหตัถการ เตียง #2 Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-11-03 C 11 ห้องให้ค  าปรึกษา Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-11-04 C 11 ห้องตรวจ #5 Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-11-05 C 11 ห้องตรวจ #4 Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-11-06 C 11 ห้องตรวจ #3 Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-11-07 C 11 ห้องตรวจ #2 Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-11-08 C 11 ห้องตรวจ #1 Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-11-09 C 11 ห้องหตัถการ #2 เตียง 2 Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-11-10 C 11 ห้องหตัถการ #2 เตียง 1 Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-11-11 C 11 ห้องน ้าชาย Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-11-12 C 11 ห้องน ้าหญิง Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-11-13 C 11 ห้องน ้าคนพิการ Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-11-14 C 11 ห้องเปล่ียนเส้ือผา้หญิง Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-11-15 C 11 ห้องเปล่ียนเส้ือผา้ชาย Q Q Q Q ADD
EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-01 C 12 ห้อง 1201 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-02 C 12 ห้อง 1202 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-03 C 12 ห้อง 1203 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-05 C 12 ห้อง 1205 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-06 C 12 ห้อง 1206 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-07 C 12 ห้อง 1207 Q Q Q Q
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EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-08 C 12 ห้อง 1208 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-09 C 12 ห้อง 1209 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-10 C 12 ห้อง 1210 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-11 C 12 ห้อง 1211 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-12 C 12 ห้อง Treatment Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-13 C 12 ห้องตรวจ 5 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-14 C 12 ห้องตรวจ 6 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-15 C 12 ห้องตรวจ 3 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-16 C 12 ห้องตรวจ 2 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-17 C 12 ห้องตรวจ 1 Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-18 C 12 ห้องน ้าคนพิการ Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-19 C 12 ห้องน ้าหญิง Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-20 C 12 ห้องน ้าชาย Q Q Q Q
EC NC Nurse Call 1 NC-C-12-21 C 12 บนัไดหนีไฟ Q Q Q Q
EC SOUND SYSTEM 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
EC SP SOUND SYSTEM No.01 1 SP-A-10-01 A 10 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 10 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.02 1 SP-A-10-02 A 10 ทางเดินหนา้ห้อง 1017 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.03 1 SP-A-10-03 A 10 ทางเดินหนา้ห้อง 1010 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.04 1 SP-A-9-01 A 9 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 9 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.05 1 SP-A-9-02 A 9 ในห้องเจา้หนา้ท่ีหนา้ลิฟทช์ั้น 9 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.06 1 SP-A-9-03 A 9 Nurse Station W9 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.07 1 SP-A-9-04 A 9 ทางเดินหนา้ห้อง 1902 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.08 1 SP-A-9-05 A 9 ทางเดินหนา้ห้อง 1911 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.09 1 SP-A-8-01 A 8 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 8 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.10 1 SP-A-8-02 A 8 Nurse Station W8 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.11 1 SP-A-7-01 A 7 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 7 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.12 1 SP-A-7-02 A 7 Nurse Station W7 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.13 1 SP-A-7-03 A 7 ทางเดินหนา้ห้อง 1702 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.14 1 SP-A-6-01 A 6 ห้องเจา้หนา้ท่ีการเงินในหนา้ลิฟทช์ั้น 6 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.15 1 SP-A-6-02 A 6 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 6 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.16 1 SP-A-6-03 A 6 NURSE STATION W6 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.17 1 SP-A-5-01 A 5 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 5 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.18 1 SP-A-5-02 A 5 NURSE STATION W5 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.19 1 SP-A-5-03 A 5 ห้องเจา้หนา้ท่ีพยาบาลชั้น 5 ดา้นใน M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.20 1 SP-A-5-04 A 5 NURSE STATION W5 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.21 1 SP-A-5-05 A 5 ในห้อง A504 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.22 1 SP-A-5-06 A 5 ในห้อง A505 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.23 1 SP-A-5-07 A 5 ในห้อง A506 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.24 1 SP-A-5-08 A 5 ในห้อง A507 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.25 1 SP-A-5-09 A 5 ในห้อง A508 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.26 1 SP-A-5-10 A 5 ในห้อง A509 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.27 1 SP-A-5-11 A 5 ในห้อง A510 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.28 1 SP-A-5-12 A 5 ในห้อง A511 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.29 1 SP-A-5-13 A 5 ในห้อง A512 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.30 1 SP-A-5-14 A 5 ในห้อง A515 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.31 1 SP-A-5-15 A 5 ในห้อง A519 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.32 1 SP-A-5-16 A 5 ในห้อง A520 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.33 1 SP-A-5-17 A 5 ในห้อง A521 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.34 1 SP-A-5-18 A 5 ในห้อง A522 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.35 1 SP-A-5-19 A 5 ในห้อง A523 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.36 1 SP-A-5-20 A 5 ในห้อง A524 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.37 1 SP-A-4-01 A 4 1 ศูนยค์วามงาม เคาทเ์ตอร์ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.38 1 SP-A-4-02 A 4 2 ศูนยค์วามงาม เคาทเ์ตอร์ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.39 1 SP-A-4-03 A 4 3 ศูนยค์วามงาม Waiting Area M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.40 1 SP-A-4-04 A 4 4 ศูนยค์วามงาม ทางเดิน M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.41 1 SP-A-4-05 A 4 5 ศูนยค์วามงามทางเดิน M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.42 1 SP-A-4-06 A 4 6 ศูนยค์วามงามทางเดิน M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.43 1 SP-A-4-07 A 4 7 ศูนยค์วามงามทางเดิน M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.44 1 SP-A-4-08 A 4 8 ศูนยค์วามงามห้องตรวจ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.45 1 SP-A-4-09 A 4 9 ศูนยค์วามงามห้องตรวจ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.46 1 SP-A-4-10 A 4 10 ศูนยค์วามงามห้องตรวจ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.47 1 SP-A-4-11 A 4 11 ศูนยค์วามงามห้องตรวจ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.48 1 SP-A-4-12 A 4 12 ศูนยค์วามงามห้องตรวจ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.49 1 SP-A-4-13 A 4 ทางเขา้ศูนยค์วามงาม M M M M M M M M M M M M
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EC SP SOUND SYSTEM No.50 1 SP-A-4-14 A 4 ทางเดินหนา้ URO M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.51 1 SP-A-4-15 A 4 เคาทเ์ตอร์ URO M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.52 1 SP-A-4-16 A 4 ทางเดินใน URO M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.53 1 SP-A-4-17 A 4 Waiting Area URO M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.54 1 SP-A-4-18 A 4 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 4 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.55 1 SP-A-4-19 A 4 หนา้ทางเขา้ไตเทียม M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.56 1 SP-A-4-20 A 4 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 4 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.57 1 SP-A-4-21 A 4 ห้องน ้าชายชั้น 4 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.58 1 SP-A-4-22 A 4 ห้องน ้าหญิงชั้น 4 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.59 1 SP-A-4-23 A 4 เขา้ประตูกายภาพ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.60 1 SP-A-3-01 A 3 เคาทเ์ตอร์พยาบาล ICU M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.61 1 SP-A-3-02 A 3 เคาทเ์ตอร์พยาบาล ICU M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.62 1 SP-A-3-03 A 3 LOBBY AREA หนา้ ICU M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.63 1 SP-A-3-04 A 3 หนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 3 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.64 1 SP-A-3-05 A 3 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 3 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.65 1 SP-A-3-06 A 3 หนา้ทางเขา้ Cath Lab M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.90 1 SP-A-2-25 A 2 สูติหนา้ห้องหตัถการ 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.91 1 SP-A-2-26 A 2 สูติดหนา้ห้องตรวจ 3 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.92 1 SP-A-2-27 A 2 สูติดหนา้ห้องตรวจ 5 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.93 1 SP-A-2-28 A 2 หนา้ห้องคลินิคนมแม่ M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.94 1 SP-A-2-29 A 2 สูติดหนา้ห้องตรวจ 7 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.95 1 SP-A-2-30 A 2 บริเวณโถงนัง่คอยแผนกสูติ M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.96 1 SP-A-2-31 A 2 หนา้เคาเตอร์แผนกสูติ M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.97 1 SP-A-2-32 A 2 ดา้นในศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.98 1 SP-A-2-33 A 2 หนา้แผนกสูติ No.1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.99 1 SP-A-2-34 A 2 หนา้แผนกสูติ No.2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.100 1 SP-A-2-35 A 2 ดา้นในแผนกการเงินใน M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.101 1 SP-A-2-36 A 2 หนา้ลิฟท์์โดยสาร ชั้น2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.102 1 SP-A-2-37 A 2 หนา้แผนก EYE CENTER M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.103 1 SP-A-2-38 A 2 โถงนัง่คอยแผนก EYE CENTER No.1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.104 1 SP-A-2-39 A 2 โถงนัง่คอยแผนก EYE CENTER No.2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.105 1 SP-A-2-40 A 2 หนา้ห้องวดัสายตา M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.106 1 SP-A-2-41 A 2 หนา้ห้องตรวจ 1 แผนก EYE CENTER M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.107 1 SP-A-2-42 A 2 หนา้ห้องตรวจ 4 แผนก EYE CENTER M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.108 1 SP-A-2-43 A 2 หนา้ห้องปฏิบตัการพญาบาล 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.109 1 SP-A-2-44 A 2 ทางเดินหนา้ห้องเบลคเจา้หนา้ท่ี M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.110 1 SP-A-2-45 A 2 หนา้ห้อง AHU M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.111 1 SP-A-2-46 A 2 ทางเดินหนา้ห้องเก็บถงัขยะ M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.112 1 SP-A-2-47 A 2 ทางเดินหนา้ห้องท าหตัถการ แผนก ENT M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.113 1 SP-A-2-48 A 2 บริเวรโถงนัง่คอย แผนก ENT No.1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.114 1 SP-A-2-49 A 2 บริเวรโถงนัง่คอย แผนก ENT No.2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.115 1 SP-A-2-50 A 2 บริเวรโถงนัง่คอย แผนก ENT No.3 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.116 1 SP-A-2-51 A 2 บริเวรโถงนัง่คอย แผนก ENT No.4 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.117 1 SP-A-2-52 A 2 หนา้ชาร์ฟไฟแนก ENT M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.118 1 SP-A-2-53 A 2 โถงนัง่คอยแผนก ORTHO M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.119 1 SP-A-2-54 A 2 หนา้ห้องตรวจ 3 แผนก ORTHO M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.120 1 SP-A-2-55 A 2 หนา้ห้องท าหตัถการ แผนก ORTHO M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.121 1 SP-A-1-01 A 1 ทางเดิน MRI M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.122 1 SP-A-1-02 A 1 ทางเดิน MRI M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.123 1 SP-A-1-03 A 1 ทางเดิน MRI M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.124 1 SP-A-1-04 A 1 X-Ray M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.125 1 SP-A-1-05 A 1 X-Ray M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.126 1 SP-A-1-06 A 1 ทางเดินทางเขา้ X-Ray M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.127 1 SP-A-1-07 A 1 ทางเดินหนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 2 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.128 1 SP-A-1-08 A 1 ทางเดินหนา้ ER M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.129 1 SP-A-1-09 A 1 ทางเดินหนา้ ER M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.130 1 SP-A-1-10 A 1 ทางเดินหนา้ลิฟทพ์นกังานชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.131 1 SP-A-1-11 A 1 หนา้ลิฟทโ์ดยสารชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.132 1 SP-A-1-12 A 1 หนา้เคาทเ์ตอร์ Sugery Clinic M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.133 1 SP-A-1-13 A 1 ในห้องน ้าชายชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.134 1 SP-A-1-14 A 1 ในห้องน ้าหญิงชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.135 1 SP-A-1-15 A 1 โถงชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.136 1 SP-A-1-16 A 1 โถงชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.137 1 SP-A-1-17 A 1 โถงชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
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EC SP SOUND SYSTEM No.138 1 SP-A-1-18 A 1 โถงชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.139 1 SP-A-1-19 A 1 โถงชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.140 1 SP-A-1-20 A 1 โถงชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.141 1 SP-A-1-21 A 1 โถงชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.142 1 SP-A-1-22 A 1 โถงชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.143 1 SP-A-1-23 A 1 โถงชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.144 1 SP-A-1-24 A 1 โถงชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.145 1 SP-A-1-25 A 1 โถงชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.146 1 SP-A-1-26 A 1 โถงชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.147 1 SP-A-1-27 A 1 โถงชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.148 1 SP-A-1-28 A 1 โถงนัง่พกัหนา้ห้องให้ค  าปรึกษา ER ใหม่ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.149 1 SP-A-1-29 A 1 ทางเดินหลงัเคาทเ์ตอร์ ER ใหม่ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.150 1 SP-A-1-30 A 1 หนา้ห้องศูนยดู์แลบาดแผล ER ใหม่ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.151 1 SP-A-1-31 A 1 หนา้ห้องไฟฟ้า ER ใหม่ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.152 1 SP-A-1-32 A 1 เคาทเ์ตอร์ ER ใหม่ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.153 1 SP-A-1-33 A 1 เตียง 6 ER ใหม่ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.154 1 SP-A-1-34 A 1 ห้องคอมพิวเตอร์ ER ใหม่ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.155 1 SP-A-1-28 A 1 ห้อง VIP ชั้น 1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.156 1 SP-A-1-29 A 1 ห้องหวัหนา้แผนก ER M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.157 1 SP-A-B-01 A B ห้องช่าง/ฝ่ายอาคาร M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.158 1 SP-A-B-02 A B ห้องช่าง M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.159 1 SP-A-B-03 A B คลงัยา M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.160 1 SP-A-B-04 A B ห้องจดัซ้ือ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.161 1 SP-B-7-01 B 7 ในห้องประชุม 7B M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.162 1 SP-B-7-02 B 7 ในศูนยพ์ฒันาคุณภาพ M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.163 1 SP-B-7-03 B 7 ในห้อง office ศูนยพ์ฒันาคุณภาพ M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.164 1 SP-B-7-04 B 7 หนา้แผนก NSO M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.165 1 SP-B-7-05 B 7 ในแผนก RM M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.166 1 SP-B-7-06 B 7 ดา้นในแผนกพฒันาบุคคล M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.167 1 SP-B-7-07 B 7 ในห้อง PCG 4,5 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.168 1 SP-B-7-08 B 7 ทางเดินส่วนกลางแผนก NSO M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.169 1 SP-B-6-01 B 6 ในห้องเก็บเคร่ืองมือแพทย์ M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.170 1 SP-B-6-02 B 6 ทางเดินหนา้ลิฟต ์6B M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.171 1 SP-B-6-03 B 6 ห้องพกัเบรคแผนก LAB M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.172 1 SP-B-6-04 B 6 ทางเดินส่วนกลางแผนก LAB M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.173 1 SP-B-5-01 B 5 หนา้ลิฟต ์5B M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.174 1 SP-B-5-02 B 5 ในห้องน ้าหญิง แผนก HR M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.175 1 SP-B-5-03 B 5 ในห้องน ้าชาย แผนก HR M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.176 1 SP-B-5-04 B 5 ทางเดินหนา้ห้องประชุม HR M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.177 1 SP-B-5-05 B 5 ห้องรับรองแขกแผนก HR M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.178 1 SP-B-5-06 B 5 หลงัเคาเตอร์ดา้นหนา้แผนก HR M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.179 1 SP-B-5-07 B 5 ดา้นในแผนก HR M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.180 1 SP-B-4-01 B 4 หนา้ลิฟต ์4B M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.181 1 SP-B-4-02 B 4 ในแผนกอินเตอร์(เก่า) M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.182 1 SP-B-4-03 B 4 โถงห้องรับแขก(เก่า) M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.183 1 SP-B-4-04 B 4 ห้องรับแขก M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.184 1 SP-B-4-05 B 4 ห้องหวัหนา้แผนก Marketing M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.185 1 SP-B-3-01 B 3 หนา้ลิฟต ์3B M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.186 1 SP-B-3-02 B 3 ห้องน ้าชายแผนกบญัชี M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.187 1 SP-B-3-03 B 3 ห้องน ้าหญิงแผนกบญัชี M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.188 1 SP-B-3-04 B 3 ในแผนกบญัชี No.1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.189 1 SP-B-3-05 B 3 ในแผนกบญัชี No.2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.190 1 SP-B-2-01 B 2 ในห้องเพลาพกั M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.191 1 SP-B-2-02 B 2 โถงนัง่ทานขา้ว FoodHouse 2B M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.192 1 SP-B-1-01 B 1 ห้องเตรียมอาหารแผนกโภชนาการ M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.193 1 SP-B-1-02 B 1 หนา้แคชเชียร์ Foodhouse 1B M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.194 1 SP-C-1-01 C 1 ทางเดินหนา้ STAR BUCK M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.195 1 SP-C-1-02 C 1 ทางเดินหนา้ ATM M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.196 1 SP-C-1-03 C 1 ทางเดินหนา้ โอปองแปง M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.197 1 SP-C-1-04 C 1 ทางเดินหนา้ โอปองแปง M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.198 1 SP-C-1-05 C 1 หนา้ประตู Auto ทางออกลานจอด1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.199 1 SP-C-1-06 C 1 หนา้ร้าน Auntie Anne,s M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.200 1 SP-C-1-07 C 1 ในร้านโอโตยะ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.201 1 SP-C-1-08 C 1 ในร้านโอโตยะ M M M M M M M M M M M M
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EC SP SOUND SYSTEM No.202 1 SP-C-1-09 C 1 ในร้านโอโตยะ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.203 1 SP-C-1-10 C 1 ในร้านโอโตยะ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.204 1 SP-C-1-11 C 1 ในร้านโอโตยะ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.205 1 SP-C-1-12 C 1 ใน Family Mart M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.206 1 SP-C-1-13 C 1 ใน Family Mart M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.207 1 SP-C-1-14 C 1 หนา้ลิฟทลู์กคา้ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.208 1 SP-C-1-15 C 1 หนา้ลิฟทลู์กคา้ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.209 1 SP-C-1-16 C 1 ทางเขา้ลิฟท ์Fire Man M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.210 1 SP-C-1-17 C 1 หนา้ลิฟท ์Fire Man M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.211 1 SP-C-1-18 C 1 โถงนัง่รอยา M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.212 1 SP-C-1-19 C 1 โถงนัง่รอยา M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.213 1 SP-C-1-20 C 1 ทางเดินหนา้เคาทเ์ตอร์จ่ายยา M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.214 1 SP-C-1-21 C 1 ทางเดินไปตึก D M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.215 1 SP-C-1-22 C 1 ทางเดินไปตึก D M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.216 1 SP-C-1-23 C 1 ทางเดินไปตึก D M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.217 1 SP-C-1-24 C 1 หนา้เคาทเ์ตอร์อายรุกรรม M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.218 1 SP-C-1-25 C 1 โถงนัง่รอตรวจอายรุกรรม M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.219 1 SP-C-1-26 C 1 โถงนัง่รอตรวจอายรุกรรม M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.220 1 SP-C-1-27 C 1 โถงนัง่รอตรวจอายรุกรรม M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.221 1 SP-C-1-28 C 1 เคาทเ์ตอร์อายรุกรรม M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.222 1 SP-C-1-29 C 1 เคาทเ์ตอร์อายรุกรรม M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.223 1 SP-C-1-30 C 1 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 4 อายรุกรรม M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.224 1 SP-C-1-31 C 1 ทางเดินหนา้ห้องให้สุขศึกษา อายรุกรรม M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.225 1 SP-C-1-32 C 1 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 8 อายรุกรรม M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.226 1 SP-C-1-33 C 1 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ10 อายรุกรรม M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.227 1 SP-C-1-34 C 1 ทางเดินหนา้ห้องสงัเกตุอาการ อายรุกรรม M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.228 1 SP-C-1-35 C 1 ทางเดินหนา้ห้องสงัเกตุอาการ อายรุกรรม M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.229 1 SP-C-1-36 C 1 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 15 ศูนยก์ระดูกและขอ้ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.230 1 SP-C-1-37 C 1 หนา้เคาทเ์ตอร์ ศูนยก์ระดูกและขอ้ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.231 1 SP-C-1-38 C 1 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 17 ศูนยก์ระดูกและขอ้ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.232 1 SP-C-1-39 C 1 ทางเดินหนา้ห้องหตัถการ ศูนยก์ระดูกและขอ้ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.233 1 SP-C-1-40 C 1 ห้องจ่ายยา M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.234 1 SP-C-1-41 C 1 ห้องจ่ายยา M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.235 1 SP-C-2-01 C 2 หนา้บนัไดเล่ือน M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.236 1 SP-C-2-02 C 2 ทางเดินหนา้ห้องน ้าชาย M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.237 1 SP-C-2-03 C 2 ทางเดินหนา้แผนก Well baby/Allergy M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.238 1 SP-C-2-04 C 2 ทางเดินหนา้แผนก Well baby/Allergy M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.239 1 SP-C-2-05 C 2 ทางเดินหนา้การเงินชั้น 2C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.240 1 SP-C-2-06 C 2 โถงนัง่รอหนา้การเงิน M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.241 1 SP-C-2-07 C 2 เวชระเบียนชั้น 2C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.242 1 SP-C-2-08 C 2 ทางเดินหนา้เวชระเบียน M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.243 1 SP-C-2-09 C 2 ทางเดินขา้งการเงิน M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.244 1 SP-C-2-10 C 2 ทางเดินหนา้ห้อง Meeting Room C2/1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.245 1 SP-C-2-11 C 2 ในห้อง Meeting Room C2/1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.246 1 SP-C-2-12 C 2 ทางเดินหนา้ห้อง Meeting Room C2/2 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.247 1 SP-C-2-13 C 2 หนา้ลิฟทลู์กคา้ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.248 1 SP-C-2-14 C 2 หนา้ลิฟทลู์กคา้ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.249 1 SP-C-2-15 C 2 ทางเดินหนา้ลิฟท ์Fire Man M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.250 1 SP-C-2-16 C 2 หนา้ลิฟท ์Fire Man M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.251 1 SP-C-2-17 C 2 โถงนัง่รอตรวจ (ศุนยว์คัซีน) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.252 1 SP-C-2-18 C 2 โถงนัง่รอตรวจ (ศุนยว์คัซีน) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.253 1 SP-C-2-19 C 2 โถงนัง่รอหนา้ห้องตรวจ 1 (ศูนยว์คัซีน) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.254 1 SP-C-2-20 C 2 หนา้ห้องตรวจ 3 (ศูนยว์คัซีน) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.255 1 SP-C-2-21 C 2 โถงนัง่รอตรวจหนา้เคาทเ์ตอร์ (ภูมิแพ)้ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.256 1 SP-C-2-22 C 2 หนา้เคาทเ์ตอร์ภูมิแพ้ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.257 1 SP-C-2-23 C 2 ทางเดินหนา้ห้องเจา้หนา้ท่ี (ภูมิแพ)้ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.258 1 SP-C-2-24 C 2 ทางเดินหนา้ห้องหตัถการ3 (ภูมิแพ)้ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.259 1 SP-C-2-25 C 2 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 2 (ภูมิแพ)้ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.260 1 SP-C-2-26 C 2 หนา้ห้องตรวจ7 (ศูนยสุ์ขภาพสตรี) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.261 1 SP-C-2-27 C 2 ทางเดินหนา้ห้องอลัตร้าซาว3์ (ศูนยสุ์ขภาพสตรี) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.262 1 SP-C-2-28 C 2 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ3 (ศูนยสุ์ขภาพสตรี) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.263 1 SP-C-2-29 C 2 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ1 (ศูนยสุ์ขภาพสตรี) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.264 1 SP-C-2-30 C 2 ทางเดินหนา้ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี (ศูนยสุ์ขภาพสตรี) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.265 1 SP-C-2-31 C 2 เคาทเ์ตอร์ (ศูนยสุ์ขภาพสตรี) M M M M M M M M M M M M
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EC SP SOUND SYSTEM No.266 1 SP-C-2-32 C 2 โถงนัง่รอตรวจ (ศุนยสุ์ขภาพสตรี) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.267 1 SP-C-2-33 C 2 ในห้อง Meeting Room C2/2 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.268 1 SP-C-2-34 C 2 ทางเดินหนา้ประตูหนีไฟดา้นฝ่ังอาคาร D (เด็กป่วย) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.269 1 SP-C-2-35 C 2 ทางเดินหนา้หนา้ห้องหตัถการ2  (เด็กป่วย) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.270 1 SP-C-2-36 C 2 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 11 (เด็กป่วย) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.271 1 SP-C-2-37 C 2 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 7 (เด็กป่วย) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.272 1 SP-C-2-38 C 2 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 9 (เด็กป่วย) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.273 1 SP-C-2-39 C 2 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 1 (เด็กป่วย) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.274 1 SP-C-2-40 C 2 โถงนัง่รอตรวจเคาทเ์ตอร์ 2 (เด็กป่วย) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.275 1 SP-C-2-41 C 2 โถงนัง่รอตรวจเคาทเ์ตอร์ 2 (เด็กป่วย) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.276 1 SP-C-2-42 C 2 โถงนัง่รอตรวจเคาทเ์ตอร์ 2 (เด็กป่วย) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.277 1 SP-C-2-43 C 2 ทางเดินหนา้เคาทเ์ตอร์(เด็กป่วย) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.278 1 SP-C-2-44 C 2 โถงนัง่รอตรวจหนา้ประตูทางเขา้ (เด็กป่วย) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.279 1 SP-C-2-45 C 2 เคาทเ์ตอร์จุดรับจองห้องพกั (เด็กป่วย) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.280 1 SP-C-3-01 C 3 ห้อง WAITING STAFF AREA M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.281 1 SP-C-3-02 C 3 โถงหนา้ห้อง CONSULT M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.282 1 SP-C-3-03 C 3 ห้อง LOCKER 60 คน ตวัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.283 1 SP-C-3-04 C 3 ห้อง LOCKER 60 คน ตวัท่ี 2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.284 1 SP-C-3-05 C 3 โถงหนา้ห้อง STAFF ON CALL M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.285 1 SP-C-3-06 C 3 โถงหนา้ห้อง DR. ON CALL M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.286 1 SP-C-3-07 C 3 ห้องน ้าแผนก DAY SURGERY M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.287 1 SP-C-3-08 C 3 หนา้ห้องเก็บของ M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.288 1 SP-C-3-09 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้อง RECOVERY ตวัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.289 1 SP-C-3-10 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้อง RECOVERY ตวัท่ี 2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.290 1 SP-C-3-11 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้อง RECOVERY ตวัท่ี 3 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.291 1 SP-C-3-12 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้อง RECOVERY ตวัท่ี 4 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.292 1 SP-C-3-13 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้องผ่าตดั 2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.293 1 SP-C-3-14 C 3 หลงัห้องผ่าตดั 3 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.294 1 SP-C-3-15 C 3 หนา้ห้องผ่าตดั 3 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.295 1 SP-C-3-16 C 3 หลงัห้องผ่าตดั 4 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.296 1 SP-C-3-17 C 3 หนา้ห้องผ่าตดั 4 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.297 1 SP-C-3-18 C 3 หนา้ห้องผ่าตดั 5 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.298 1 SP-C-3-19 C 3 หลงัห้องผ่าตดั 5 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.299 1 SP-C-3-20 C 3 หนา้ห้องผ่าตดั 6 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.300 1 SP-C-3-21 C 3 หลงัห้องผ่าตดั 6 ตวัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.301 1 SP-C-3-22 C 3 หลงัห้องผ่าตดั 6 ตวัท่ี 2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.302 1 SP-C-3-23 C 3 หลงัห้องผ่าตดั 6 ตวัท่ี 3 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.303 1 SP-C-3-24 C 3 หลงัห้องผ่าตดั 6 ตวัท่ี 4 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.304 1 SP-C-3-25 C 3 หลงัห้องผ่าตดั 7 ตวัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.305 1 SP-C-3-26 C 3 หลงัห้องผ่าตดั 7 ตวัท่ี 2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.306 1 SP-C-3-27 C 3 หลงัห้องผ่าตดั 8 ตวัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.307 1 SP-C-3-28 C 3 หลงัห้องผ่าตดั 8 ตวัท่ี 2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.308 1 SP-C-3-29 C 3 หลงัห้องผ่าตดั 9 ตวัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.309 1 SP-C-3-30 C 3 หลงัห้องทิง้ผา้ โถงทางเดิน SOIL CORRIDOR ตวัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.310 1 SP-C-3-31 C 3 หลงัห้องทิง้ผา้ โถงทางเดิน SOIL CORRIDOR ตวัท่ี 2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.311 1 SP-C-3-32 C 3 หลงัห้องอาบน ้าพนกังานโถงทางเดิน SOIL CORRIDOR M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.312 1 SP-C-3-33 C 3 หลงัห้อง STAFF LOUNGE โถงทางเดิน SOIL CORRIDOR M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.313 1 SP-C-3-34 C 3 หลงัห้อง STAFF LOUNGE โถงทางเดินส่งอาหาร M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.314 1 SP-C-3-35 C 3 หลงัห้องน ้า โถงทางเดินส่งอาหาร ตวัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.315 1 SP-C-3-36 C 3 หลงัห้อง NICU โถงทางเดินส่งอาหาร ตวัท่ี 2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.316 1 SP-C-3-37 C 3 หลงัห้องอาบน ้าอุ่นเด็ก โถงทางเดินส่งอาหาร ตวัท่ี 3 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.317 1 SP-C-3-38 C 3 หนา้ประตู ทางเขา้ทางเดินส่งอาหาร M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.318 1 SP-C-3-39 C 3 โถงทางเดินหนา้บนัไดหนีไฟ M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.319 1 SP-C-3-40 C 3 หนา้ห้องน ้าคนพิการ M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.320 1 SP-C-3-41 C 3 โถงทางเดินส่วนกลางอาคาร ตวัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.321 1 SP-C-3-42 C 3 โถงทางเดินส่วนกลางอาคาร ตวัท่ี 2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.322 1 SP-C-3-43 C 3 โถงทางเดินส่วนกลางอาคาร ตวัท่ี 3 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.323 1 SP-C-3-44 C 3 โถงทางเดินส่วนกลางอาคาร ตวัท่ี 4 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.324 1 SP-C-3-45 C 3 โถงทางเดินส่วนกลางอาคาร ตวัท่ี 5 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.325 1 SP-C-3-46 C 3 โถงทางเดินส่วนกลางอาคาร ตวัท่ี 6 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.326 1 SP-C-3-47 C 3 ห้องน ้าพนกังาน แผนกท าคลอด M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.327 1 SP-C-3-48 C 3 ห้อง NURSERY ตวัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.328 1 SP-C-3-49 C 3 ห้อง NURSERY ตวัท่ี 2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.329 1 SP-C-3-50 C 3 โถงทางเดินหลงัห้องอาบน ้าพนกังาน M M M M M M M M M M M M ADD
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EC SP SOUND SYSTEM No.330 1 SP-C-3-51 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้อง EQUIPMENT ( NURSERY ) M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.331 1 SP-C-3-52 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้อง EQUIPMENT ( OB ) M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.332 1 SP-C-3-53 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้อง OB LDR ตวัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.333 1 SP-C-3-54 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้อง OB LDR ตวัท่ี 2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.334 1 SP-C-3-55 C 3 หนา้ห้อง DR.ON CALL แผนกท าคลอด M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.335 1 SP-C-3-56 C 3 โถงทางเดินหลงัห้อง DR.ON CALL แผนกท าคลอด M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.336 1 SP-C-3-57 C 3 หนา้เคาเตอร์ NURSE M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.337 1 SP-C-3-58 C 3 โถงหนา้ลิฟตโ์ดยสาร ตวัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.338 1 SP-C-3-59 C 3 โถงหนา้ลิฟตโ์ดยสาร ตวัท่ี 2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.339 1 SP-C-3-60 C 3 โถงหนา้ชาร์ประบบประปา M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.340 1 SP-C-3-61 C 3 บนัไดหนีไฟกลางอาคาร M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.341 1 SP-C-3-62 C 3 หนา้ลิฟตืโดยสารพนกังาน M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.342 1 SP-C-3-63 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้องผ่าตดั 9 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.343 1 SP-C-3-64 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้องผ่าตดั 8 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.344 1 SP-C-3-65 C 3 โถงทางเดินหนา้ห้องผ่าตดั 7 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.345 1 SP-C-3-66 C 3 บนัไดหนีไฟหลงัห้องผ่าตดั 7 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.346 1 SP-C-3-67 C 3 ห้องจุดเปล่ียนเตียง M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.347 1 SP-C-3-68 C 3 ห้อง LOCKER 51 คน M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.348 1 SP-C-4-01 C 4 หนา้ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D (ทนัตกรรม) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.349 1 SP-C-4-02 C 4 หนา้ห้องเก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือ (ทนัตกรรม) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.350 1 SP-C-4-03 C 4 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 6 (ทนัตกรรม) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.351 1 SP-C-4-04 C 4 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 4 (ทนัตกรรม) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.352 1 SP-C-4-05 C 4 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 9 (ทนัตกรรม) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.353 1 SP-C-4-06 C 4 โถงท่ีนัง่หนา้เคาทเ์ตอร์ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.354 1 SP-C-4-07 C 4 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ3 (โรคตบัและทางเดินอาหาร) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.355 1 SP-C-4-08 C 4 หนา้เคาทเ์ตอร์ (โรคตบัและทางเดินอาหาร) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.356 1 SP-C-4-09 C 4 ทางเดินหนา้ห้องพกัฟ้ืน (โรคตบัและทางเดินอาหาร) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.357 1 SP-C-4-10 C 4 ทางเดินหนา้ลิฟทลู์กคา้ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.358 1 SP-C-4-11 C 4 ทางเดินหนา้ห้องน ้าคนพิการ (ศูนยห์วัใจและหลอดเลือด) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.359 1 SP-C-4-12 C 4 หนา้เคาทเ์ตอร์ (ศูนยห์วัใจและหลอดเลือด) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.360 1 SP-C-4-13 C 4 โถงนัง่รอตรวจ (ศูนยห์วัใจและหลอดเลือด) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.361 1 SP-C-4-14 C 4 หนา้ลิฟท ์Japan M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.362 1 SP-C-4-15 C 4 ทางเดินหนา้ทางเขา้ทนัตกรรม M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.363 1 SP-C-4-16 C 4 ทางเดินหนา้แผนกหวัใจ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.364 1 SP-C-4-17 C 4 ทางเดินหนา้แผนกหวัใจ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.365 1 SP-C-4-18 C 4 ทางเดินไปห้องประชุม M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.366 1 SP-C-4-19 C 4 ทางเดินหนา้ห้องพกัแพทย์ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.367 1 SP-C-4-20 C 4 ทางเดินหนา้ห้องประชุม 4 C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.368 1 SP-C-4-21 C 4 ทางเดินหนา้ห้องประชุม 4 C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.369 1 SP-C-4-22 C 4 ห้องโถง( ในห้องพกัแพทย ์4 C ) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.370 1 SP-C-4-23 C 4 หนา้ห้องครัว ( ในห้องพกัแพทย ์4 C ) M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.371 1 SP-C-4-24 C 4 ห้องประชุม 4C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.372 1 SP-C-4-25 C 4 ห้องประชุม 4C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.373 1 SP-C-4-26 C 4 ห้องประชุม 4C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.374 1 SP-C-4-27 C 4 ห้องประชุม 4C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.375 1 SP-C-4-28 C 4 ห้องประชุม 4C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.376 1 SP-C-4-29 C 4 ห้องประชุม 4C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.377 1 SP-C-4-30 C 4 ห้องประชุม 4C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.378 1 SP-C-4-31 C 4 ห้องประชุม 4C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.379 1 SP-C-4-32 C 4 ห้องประชุม 4C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.380 1 SP-C-4-33 C 4 ห้องประชุม 4C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.381 1 SP-C-4-34 C 4 ห้องประชุม 4C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.382 1 SP-C-4-35 C 4 ห้องประชุม 4C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.383 1 SP-C-4-36 C 4 ห้องประชุม 4C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.384 1 SP-C-4-37 C 4 ห้องประชุม 4C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.385 1 SP-C-4-38 C 4 ห้องประชุม 4C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.386 1 SP-C-4-39 C 4 ห้องประชุม 4C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.387 1 SP-C-4-40 C 4 ห้องประชุม 4C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.388 1 SP-C-4-41 C 4 ห้องประชุม 4C M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.389 1 SP-C-5-01 C 5 หนา้ลิฟท ์Fire Man M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.390 1 SP-C-5-02 C 5 โถงหนา้ลิฟทลู์กคา้ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.391 1 SP-C-5-03 C 5 โถงทางเขา้ Ward M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.392 1 SP-C-5-04 C 5 ทางเดินหนา้ห้อง 502 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.393 1 SP-C-5-05 C 5 ทางเดินหนา้ห้อง 503 M M M M M M M M M M M M
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EC SP SOUND SYSTEM No.394 1 SP-C-5-06 C 5 ทางเดินหนา้ห้อง 505 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.395 1 SP-C-5-07 C 5 ทางเดินหนา้ห้อง 506 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.396 1 SP-C-5-08 C 5 ทางเดินหนา้ห้อง 509 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.397 1 SP-C-5-09 C 5 ทางเดินหนา้ห้อง 511 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.398 1 SP-C-5-10 C 5 ห้องพกัรับรองญาติ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.399 1 SP-C-5-11 C 5 ห้องพกัรับรองญาติ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.400 1 SP-C-5-12 C 5 ทางเดินหนา้ห้อง 615 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.401 1 SP-C-5-13 C 5 ทางเดินหนา้ห้อง 616 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.402 1 SP-C-5-14 C 5 ทางเดินหนา้ห้อง 618 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.403 1 SP-C-5-15 C 5 ทางเดินหนา้ประตูหนีไฟ ฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.404 1 SP-C-5-16 C 5 ห้องกระสวย M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.405 1 SP-C-5-17 C 5 ห้องหวัหนา้ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.406 1 SP-C-5-18 C 5 ห้องเบรกพยาบาล M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.407 1 SP-C-5-19 C 5 ห้องเตรียมยา M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.408 1 SP-C-5-20 C 5 เคาทเ์ตอร์ NSR M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.409 1 SP-C-5-21 C 5 โถง NSR M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.410 1 SP-C-5-22 C 5 ห้องนัง่รอตรวจ NSR M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.411 1 SP-C-5-23 C 5 ห้องเบรก NSR M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.412 1 SP-C-6-01 C 6 หนา้ลิฟท ์Fire Man M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.413 1 SP-C-6-02 C 6 หนา้ลิฟทลู์กคา้ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.414 1 SP-C-6-03 C 6 หนา้ประตูเขา้ Ward M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.415 1 SP-C-6-04 C 6 ทางเดินหนา้ห้อง 601 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.416 1 SP-C-6-05 C 6 ทางเดินหนา้ห้อง 602 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.417 1 SP-C-6-06 C 6 ทางเดินหนา้ห้อง 603 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.418 1 SP-C-6-07 C 6 ทางเดินหนา้ห้อง 605 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.419 1 SP-C-6-08 C 6 ทางเดินหนา้ห้อง 606 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.420 1 SP-C-6-09 C 6 ทางเดินหนา้ห้อง 606 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.421 1 SP-C-6-10 C 6 ทางเดินหนา้ห้อง 609 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.422 1 SP-C-6-11 C 6 ห้องรับรองญาติ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.423 1 SP-C-6-12 C 6 ห้องรับรองญาติ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.424 1 SP-C-6-13 C 6 ทางเดินหนา้ห้อง 615 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.425 1 SP-C-6-14 C 6 ทางเดินหนา้ห้อง 616 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.426 1 SP-C-6-15 C 6 ทางเดินหนา้ห้อง 618 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.427 1 SP-C-6-16 C 6 ทางเดินออกประตูหนีไฟ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.428 1 SP-C-6-17 C 6 ขา้งห้อง 619 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.429 1 SP-C-6-18 C 6 ห้องกระสวย M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.430 1 SP-C-6-19 C 6 ห้องหวัหนา้ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.431 1 SP-C-6-20 C 6 ห้องเบรกพยาบาล M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.432 1 SP-C-6-21 C 6 ห้องเตรียมยา M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.433 1 SP-C-8-01 C 8 ทางเดินหนา้ห้อง 801 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.434 1 SP-C-8-02 C 8 ทางเดินหนา้ห้อง 802 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.435 1 SP-C-8-03 C 8 ทางเดินหนา้ห้อง 803 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.436 1 SP-C-8-04 C 8 ทางเดินหนา้ห้อง 805 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.437 1 SP-C-8-05 C 8 ทางเดินหนา้ห้อง 806 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.438 1 SP-C-8-06 C 8 ทางเดินหนา้ห้อง 808 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.439 1 SP-C-8-07 C 8 หนา้ลิฟตลู์กคา้ชั้น 8C M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.440 1 SP-C-8-08 C 8 หนา้ประตูทางเขา้ WARD 8C M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.441 1 SP-C-8-09 C 8 หนา้ลิฟตพ์นกังาน 8C M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.442 1 SP-C-8-10 C 8 ทางเดินหนา้ห้อง 809 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.443 1 SP-C-8-11 C 8 ทางเดินหนา้ห้อง 812 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.444 1 SP-C-8-12 C 8 ทางเดินหนา้ห้องรับรองลูกคา้ No.1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.445 1 SP-C-8-13 C 8 ทางเดินหนา้ห้องรับรองลูกคา้ No.2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.446 1 SP-C-8-14 C 8 ทางเดินหนา้ห้อง 815 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.447 1 SP-C-8-15 C 8 ทางเดินหนา้กระสวยส่งยา M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.448 1 SP-C-8-16 C 8 ในห้องหวัหนา้ 8C M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.449 1 SP-C-8-17 C 8 ในห้องพักัเบรคเจา้หนา้ท่ M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.450 1 SP-C-8-18 C 8 ทางเดินหนา้ห้อง 816 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.451 1 SP-C-8-19 C 8 ทางเดินหนา้ห้อง 818 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.452 1 SP-C-8-20 C 8 หนา้ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.453 1 SP-C-9-01 C 9 ทางเดินหนา้ห้อง 901 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.454 1 SP-C-9-02 C 9 ทางเดินหนา้ห้อง 902 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.455 1 SP-C-9-03 C 9 ทางเดินหนา้ห้อง 903 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.456 1 SP-C-9-04 C 9 ทางเดินหนา้ห้อง 905 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.457 1 SP-C-9-05 C 9 ทางเดินหนา้ห้อง 907 M M M M M M M M M M M M ADD
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EC SP SOUND SYSTEM No.458 1 SP-C-9-06 C 9 ทางเดินหนา้ห้อง 908 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.459 1 SP-C-9-07 C 9 หนา้ลิฟตพ์นกังานชั้น 9C M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.460 1 SP-C-9-08 C 9 หนา้ประตูทางเขา้ WARD 9C M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.461 1 SP-C-9-09 C 9 ทางเดินหนา้ห้อง 909 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.462 1 SP-C-9-10 C 9 ในห้องผสมยา M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.463 1 SP-C-9-11 C 9 ทางเดินหนา้ห้อง 912 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.464 1 SP-C-9-12 C 9 ทางเดินหนา้ห้องรับรองลูกคา้ No.1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.465 1 SP-C-9-13 C 9 ทางเดินหนา้ห้องรับรองลูกคา้ No.2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.466 1 SP-C-9-14 C 9 ทางเดินหนา้กระสวยส่งยา M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.467 1 SP-C-9-15 C 9 ในห้องหวัหนา้ M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.468 1 SP-C-9-16 C 9 ในห้องเบรคเจา้หนา้ท่ี M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.469 1 SP-C-9-17 C 9 ทางเดินหนา้ห้อง 915 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.470 1 SP-C-9-18 C 9 ทางเดินหนา้ห้อง 916 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.471 1 SP-C-9-19 C 9 ทางเดินหนา้ห้อง 918 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.472 1 SP-C-9-20 C 9 หนา้ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.473 1 SP-C-10-01 C 10 หนา้ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร A M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.474 1 SP-C-10-02 C 10 ทางเดินหนา้ห้อง C1002 No.1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.475 1 SP-C-10-03 C 10 ทางเดินหนา้ห้อง C1002 No.2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.476 1 SP-C-10-04 C 10 ทางเดินหนา้ห้อง C1003 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.477 1 SP-C-10-05 C 10 ทางเดินหนา้ห้อง C1004 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.478 1 SP-C-10-06 C 10 ทางเดินหนา้ห้อง C1005 No.1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.479 1 SP-C-10-07 C 10 ทางเดินหนา้ห้อง C1005 No.2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.480 1 SP-C-10-08 C 10 หนา้ลิฟตลู์กคา้ ชั้น 10C M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.481 1 SP-C-10-09 C 10 หนา้ทางเขา้ WARD VIP 10C M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.482 1 SP-C-10-10 C 10 หนา้ลิฟตพ์นกังาน M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.483 1 SP-C-10-11 C 10 หนา้ห้องรับรองลูกคา้ VIP M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.484 1 SP-C-10-12 C 10 หนา้ลิฟต ์JMC No.1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.485 1 SP-C-10-13 C 10 หนา้ลิฟต ์JMC No.2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.486 1 SP-C-10-14 C 10 ในห้องผสมยา M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.487 1 SP-C-10-15 C 10 ในห้อง Contol Access M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.488 1 SP-C-10-16 C 10 ในห้องพกัเบลคเจา้หนา้ท่ี M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.489 1 SP-C-10-17 C 10 ทางเดินหนา้ห้อง C1007 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.490 1 SP-C-10-18 C 10 ทางเดินหนา้ห้อง C1008 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.491 1 SP-C-10-19 C 10 ทางเดินหนา้ห้อง C1009 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.492 1 SP-C-10-20 C 10 หนา้ประตูหนีไฟฝ่ังอาคาร D M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.493 1 SP-C-11-01 C 11 เคาน์เตอร์ GI M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.494 1 SP-C-11-02 C 11 โถงนัง่คอยเคาน์เตอร์ #1 ตวัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.495 1 SP-C-11-03 C 11 โถงนัง่คอยเคาน์เตอร์ #1 ตวัท่ี 2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.496 1 SP-C-11-04 C 11 หนา้ห้องท าหตัถการ #1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.497 1 SP-C-11-05 C 11 หนา้ห้องใหค าปรึกษา M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.498 1 SP-C-11-06 C 11 หนา้ห้องตรวจ #1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.499 1 SP-C-11-07 C 11 หนา้ห้องตรวจ #5 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.500 1 SP-C-11-08 C 11 หนา้ลิฟทลู์กคา้ M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.501 1 SP-C-11-09 C 11 ในห้องพกัเจา้หนา้ท่ี M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.502 1 SP-C-11-10 C 11 หนา้ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.503 1 SP-C-11-11 C 11 ทางเดินดา้นหลงัตวั #1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.504 1 SP-C-11-12 C 11 หนา้ประตูทางเขา้ห้อิงส่องกลอ้ง M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.505 1 SP-C-11-13 C 11 หนา้ห้องส่องกลอ้ง #1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.506 1 SP-C-11-14 C 11 หนา้ห้องพกัฟ้ืน M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.507 1 SP-C-11-15 C 11 ทางเดินดา้นหลงัตวั #2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.508 1 SP-C-11-16 C 11 ทางเดินดา้นหลงัตวั #3 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.509 1 SP-C-11-17 C 11 ในห้องพกัฟ้ืนตวัท่ี 1 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.510 1 SP-C-11-18 C 11 ในห้องพกัฟ้ืนตวัท่ี 2 M M M M M M M M M M M M ADD
EC SP SOUND SYSTEM No.511 1 SP-C-12-01 C 12 หนา้ลิฟท ์Fire Man M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.512 1 SP-C-12-02 C 12 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.513 1 SP-C-12-03 C 12 หนา้เคาทเ์ตอร์ IPD M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.514 1 SP-C-12-04 C 12 หลงัเคาทเ์ตอร์ IPD M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.515 1 SP-C-12-05 C 12 หนา้ห้อง Medicine M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.516 1 SP-C-12-06 C 12 ทางเดินหนา้ห้อง 1201 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.517 1 SP-C-12-07 C 12 ทางเดินหนา้ห้อง 1203 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.518 1 SP-C-12-08 C 12 ทางเดินหนา้ห้อง 1205 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.519 1 SP-C-12-09 C 12 ทางเดินหนา้ห้อง 1208 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.520 1 SP-C-12-10 C 12 หนา้ลิฟท ์Japan M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.521 1 SP-C-12-11 C 12 หนา้เคาทเ์ตอร์ OPD M M M M M M M M M M M M
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EC SP SOUND SYSTEM No.522 1 SP-C-12-12 C 12 โถงรอตรวจ OPD M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.523 1 SP-C-12-13 C 12 โถงรอตรวจ OPD หนา้ห้อง Treatment M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.524 1 SP-C-12-14 C 12 ทางเดินหนา้ห้องตรวจ 2 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.525 1 SP-C-12-15 C 12 ทางเดินหนา้ห้อง 1206 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.526 1 SP-C-12-16 C 12 หนา้ห้องน ้าชาย OPD M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.527 1 SP-C-14-01 C 14 หนา้ห้องประชุม 14/2 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.528 1 SP-C-14-02 C 14 หนา้ห้องประชุม 14/1 M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.529 1 SP-C-14-03 C 14 เคาทเ์ตอร์ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.530 1 SP-C-14-04 C 14 ทางเดินหนา้ห้องเก็บของแม่บา้น M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.531 1 SP-C-14-05 C 14 ทางเดินขา้งห้อง Booster Pump M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.532 1 SP-C-14-06 C 14 ห้อง Lounge M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.533 1 SP-C-14-07 C 14 ห้องออกไประเบียงใหญ่ M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.534 1 SP-C-14-08 C 14 หนา้ลิฟท ์Fire Man M M M M M M M M M M M M
EC SP SOUND SYSTEM No.535 1 SP-C-14-09 C 14 ส านกัผูบ้ริหาร หนา้โตะ๊เลขา M M M M M M M M M M M M ADD

LPG CONTROL GAS(High Risk) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LPG CONTROL GAS(High Risk) 2 H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LPG GD LPG No.01 1 GS-B-1-01 B 1 ห้องอาหาร Food House H M M M M M M M M M M M M
LPG GD LPG No.02 1 GS-D-1-01 D 1 Station Gas ร้านคา้ H M M M M M M M M M M M M
MF Morgue Freezer ( High Risk) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MF Morgue Freezer ( High Risk) 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MF MF Morgue Freezer 1 MF-A-B-01 D 1 ห้อง Body H M M M M M M M M M M M M

MED MEDICAL GAS (High Risk) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
MED MEDICAL GAS (High Risk) 20 H 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
MED MF Manifold (Oxygen) 1 MF-A-B-01 A B ในห้อง Medical Gas ชั้นใตดิ้น H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
MED MF Manifold (Nitrous) 1 MF-A-B-02 A B ในห้อง Medical Gas ชั้นใตดิ้น H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
MED  VAC Vacuum No.1 1 VAC-A-B-01 A B ในห้อง Medical Gas ชั้นใตดิ้น H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
MED  VAC Vacuum No.2 1 VAC-A-B-02 A B ในห้อง Medical Gas ชั้นใตดิ้น H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
MED HA Hight Air No.1 1 HA-A-B-01 A B ในห้อง Medical Gas ชั้นใตดิ้น H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
MED HA Hight Air No.2 1 HA-A-B-02 A B ในห้อง Medical Gas ชั้นใตดิ้น H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
MED MA Medical Air No.1 1 MA-A-B-01 A B ในห้อง Medical Gas ชั้นใตดิ้น H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
MED MA Medical Air No.2 1 MA-A-B-02 A B ในห้อง Medical Gas ชั้นใตดิ้น H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
MED LO Liquid  Oxigen Station 1 LO-A-B-01 B 1 ในห้อง Medical Gas ชั้นใตดิ้น H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
MED MF Manifold (Oxygen) 1 MF-D-1-01 D 1 ห้อง Medical Gas อาคาร D H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
MED MF Manifold (Nitrous) 1 MF-D-1-01 D 1 ห้อง Medical Gas อาคาร D H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
MED  VAC Vacuum No.1 1 VAC-D-1-01 D 1 ห้อง Medical Gas อาคาร D H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
MED  VAC Vacuum No.2 1 VAC-D-1-02 D 1 ห้อง Medical Gas อาคาร D H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
MED HA Hight Air No.1 1 HA-D-1-01 D 1 ห้อง Medical Gas อาคาร D H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
MED HA Hight Air No.2 1 HA-D-1-02 D 1 ห้อง Medical Gas อาคาร D H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
MED HA Hight Air No.3 1 HA-D-1-03 D 1 ห้อง Medical Gas อาคาร D H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
MED MA Medical Air No.1 1 MA-D-1-01 D 1 ห้อง Medical Gas อาคาร D H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
MED MA Medical Air No.2 1 MA-D-1-02 D 1 ห้อง Medical Gas อาคาร D H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
MED MA Medical Air No.3 1 MA-D-1-03 D 1 ห้อง Medical Gas อาคาร D H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
MED MA Medical Air No.4 1 MA-D-1-04 D 1 ห้อง Medical Gas อาคาร D H M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M M/SC M
BS BUILDING SYSTEM 1227 359 400 468 359 400 468 359 400 468 359 400 468
BS In-room electronic 1227 H 359 400 468 359 400 468 359 400 468 359 400 468
BS  Television 269 76 87 106 76 87 106 76 87 106 76 87 106
BS  TV  Television No.01 1 TV-A-5-01.1 A 5 ห้อง 501 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.02 1 TV-A-5-01 A 5 ห้องพกัญาติ 501 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.03 1 TV-A-5-02 A 5 ห้อง 502 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.04 1 TV-A-5-03 A 5 ห้อง 503 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.05 1 TV-A-5-04 A 5 ห้อง 504 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.06 1 TV-A-5-05 A 5 ห้อง 505 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.07 1 TV-A-5-06 A 5 ห้อง 506 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.08 1 TV-A-5-07 A 5 ห้อง 507 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.09 1 TV-A-5-08 A 5 ห้อง 508 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.10 1 TV-A-5-09 A 5 ห้อง 509 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.11 1 TV-A-5-10 A 5 ห้อง 510 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.12 1 TV-A-5-11 A 5 ห้อง 511 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.13 1 TV-A-5-12 A 5 ห้อง 512 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.14 1 TV-A-5-15.1 A 5 ห้อง 515 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.15 1 TV-A-5-15 A 5 ห้องพกัญาติ 515 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.16 1 TV-A-5-16 A 5 ห้อง 516 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.17 1 TV-A-5-17 A 5 ห้อง 517 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.18 1 TV-A-5-18 A 5 ห้อง 518 Q Q Q Q
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BS  TV  Television No.19 1 TV-A-5-19 A 5 ห้อง 519 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.20 1 TV-A-5-20 A 5 ห้อง 520 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.21 1 TV-A-5-21 A 5 ห้อง 521 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.22 1 TV-A-5-22 A 5 ห้อง 522 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.23 1 TV-A-5-23 A 5 ห้อง 523 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.24 1 TV-A-5-24 A 5 ห้อง 524 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.25 1 TV-A-5-25 A 5 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร Q Q Q Q
BS  TV  Television No.26 1 TV-A-6-01 A 6 ห้อง 601 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.27 1 TV-A-6-02 A 6 ห้องพกัญาติ 601 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.28 1 TV-A-6-03 A 6 ห้อง 602 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.29 1 TV-A-6-04 A 6 ห้อง 603 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.30 1 TV-A-6-05 A 6 ห้อง 604 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.31 1 TV-A-6-06 A 6 ห้อง 605 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.32 1 TV-A-6-07 A 6 ห้อง 606 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.33 1 TV-A-6-08 A 6 ห้อง 607 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.34 1 TV-A-6-09 A 6 ห้อง 608 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.35 1 TV-A-6-10 A 6 ห้อง 609 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.36 1 TV-A-6-11 A 6 ห้อง 610 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.37 1 TV-A-6-12 A 6 ห้อง 611 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.38 1 TV-A-6-13 A 6 ห้อง 612 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.39 1 TV-A-6-14 A 6 ห้อง 615 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.40 1 TV-A-6-15 A 6 ห้องพกัญาติ 615 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.41 1 TV-A-6-16 A 6 ห้อง 616 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.42 1 TV-A-6-17 A 6 ห้อง 617 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.43 1 TV-A-6-18 A 6 ห้อง 618 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.44 1 TV-A-6-19 A 6 ห้อง 619 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.45 1 TV-A-6-20 A 6 ห้อง 620 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.46 1 TV-A-6-21 A 6 ห้อง 621 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.47 1 TV-A-6-22 A 6 ห้อง 622 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.48 1 TV-A-6-23 A 6 ห้อง 623 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.49 1 TV-A-6-24 A 6 ห้อง 624 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.50 1 TV-A-6-25 A 6 หนา้ลิฟทโ์ดยสาร Q Q Q Q
BS  TV  Television No.51 1 TV-A-7-01 A 7 ห้องรับแขก 701 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.52 1 TV-A-7-02 A 7 ห้อง 701 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.53 1 TV-A-7-03 A 7 ห้อง 702 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.54 1 TV-A-7-04 A 7 ห้อง 703 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.55 1 TV-A-7-05 A 7 ห้อง 704 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.56 1 TV-A-7-06 A 7 ห้อง 705 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.57 1 TV-A-7-07 A 7 ห้อง 706 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.58 1 TV-A-7-08 A 7 ห้อง 707 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.59 1 TV-A-7-09 A 7 ห้อง 708 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.60 1 TV-A-7-10 A 7 ห้อง 709 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.61 1 TV-A-7-11 A 7 ห้อง 710 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.62 1 TV-A-7-12 A 7 ห้อง 711 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.63 1 TV-A-7-13 A 7 ห้อง 712 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.64 1 TV-A-7-14 A 7 ห้องรับแขก 715 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.65 1 TV-A-7-15 A 7 ห้อง 715 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.66 1 TV-A-7-16 A 7 ห้อง 716 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.67 1 TV-A-7-17 A 7 ห้อง 717 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.68 1 TV-A-7-18 A 7 ห้อง 718 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.69 1 TV-A-7-19 A 7 ห้อง 719 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.70 1 TV-A-7-20 A 7 ห้อง 720 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.71 1 TV-A-7-21 A 7 ห้อง 721 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.72 1 TV-A-7-22 A 7 ห้อง 722 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.73 1 TV-A-7-23 A 7 ห้อง 723 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.74 1 TV-A-7-24 A 7 ห้อง 724 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.75 1 TV-A-8-01 A 7 ห้อง 801 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.76 1 TV-A-8-02 A 7 ห้องรับแขก 801 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.77 1 TV-A-8-03 A 8 ห้อง 802 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.78 1 TV-A-8-04 A 8 ห้อง 803 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.79 1 TV-A-8-05 A 8 ห้อง 804 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.80 1 TV-A-8-06 A 8 ห้อง 805 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.81 1 TV-A-8-07 A 8 ห้อง 806 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.82 1 TV-A-8-08 A 8 ห้อง 807 Q Q Q Q
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BS  TV  Television No.83 1 TV-A-8-09 A 8 ห้อง 808 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.84 1 TV-A-8-010 A 8 ห้อง 809 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.85 1 TV-A-8-11 A 8 ห้อง 810 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.86 1 TV-A-8-12 A 8 ห้อง 811 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.87 1 TV-A-8-13 A 8 ห้อง 812 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.88 1 TV-A-8-14 A 8 ห้อง 815 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.89 1 TV-A-8-15 A 8 ห้องรับญาติ 815 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.90 1 TV-A-8-16 A 8 ห้อง 816 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.91 1 TV-A-8-17 A 8 ห้อง 817 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.92 1 TV-A-8-18 A 8 ห้อง 818 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.93 1 TV-A-8-19 A 8 ห้อง 819 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.94 1 TV-A-8-20 A 8 ห้อง 820 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.95 1 TV-A-8-21 A 8 ห้อง 821 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.96 1 TV-A-8-22 A 8 ห้อง 822 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.97 1 TV-A-8-23 A 8 ห้อง 823 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.98 1 TV-A-8-24 A 8 ห้อง 824 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.99 1 TV-A-9-01.1 A 9 ห้อง 901 ห้องรับแขก Q Q Q Q
BS  TV  Television No.100 1 TV-A-9-01 A 9 ห้อง 901 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.101 1 TV-A-9-02 A 9 ห้อง 902 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.102 1 TV-A-9-03 A 9 ห้อง 903 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.103 1 TV-A-9-04 A 9 ห้อง 904 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.104 1 TV-A-9-05 A 9 ห้อง 905 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.105 1 TV-A-9-06 A 9 ห้อง 906 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.106 1 TV-A-9-07 A 9 ห้อง 907 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.107 1 TV-A-9-08 A 9 ห้อง 908 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.108 1 TV-A-9-09 A 9 ห้อง 909 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.109 1 TV-A-9-10 A 9 ห้อง 910 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.110 1 TV-A-9-11 A 9 ห้อง 911 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.111 1 TV-A-9-12 A 9 ห้อง 912 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.112 1 TV-A-9-01 A 9 ห้อง 915 ห้องรับแขก Q Q Q Q
BS  TV  Television No.113 1 TV-A-9-01 A 9 ห้อง 915 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.114 1 TV-A-9-01 A 9 ห้อง 916 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.115 1 TV-A-9-01 A 9 ห้อง 917 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.116 1 TV-A-9-01 A 9 ห้อง 918 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.117 1 TV-A-9-01 A 9 ห้อง 919 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.118 1 TV-A-9-01 A 9 ห้อง 920 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.119 1 TV-A-9-01 A 9 ห้อง 921 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.120 1 TV-A-9-01 A 9 ห้อง 922 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.121 1 TV-A-9-01 A 9 ห้อง 923 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.122 1 TV-A-9-01 A 9 ห้อง 924 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.123 1 TV-A-10-01.1 A 10 ห้องรับแขก 1001 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.124 1 TV-A-10-01 A 10 ห้อง 1001 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.125 1 TV-A-10-02 A 10 ห้อง 1002 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.126 1 TV-A-10-03 A 10 ห้อง 1003 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.127 1 TV-A-10-04 A 10 ห้อง 1004 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.128 1 TV-A-10-05 A 10 ห้อง 1005 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.129 1 TV-A-10-06 A 10 ห้อง 1006 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.130 1 TV-A-10-07 A 10 ห้อง 1007 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.131 1 TV-A-10-08 A 10 ห้อง 1008 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.132 1 TV-A-10-09 A 10 ห้อง 1009 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.133 1 TV-A-10-10 A 10 ห้อง 1010 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.134 1 TV-A-10-11 A 10 ห้อง 1011 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.135 1 TV-A-10-12 A 10 ห้อง 1012 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.136 1 TV-A-10-15.1 A 10 ห้องรับแขก 1015 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.137 1 TV-A-10-15 A 10 ห้อง 1015 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.138 1 TV-A-10-16 A 10 ห้อง 1016 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.139 1 TV-A-10-17 A 10 ห้อง 1017 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.140 1 TV-A-10-18 A 10 ห้อง 1018 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.141 1 TV-A-10-19 A 10 ห้อง 1019 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.142 1 TV-A-10-20 A 10 ห้อง 1020 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.143 1 TV-A-10-21 A 10 ห้อง 1021 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.144 1 TV-A-10-22 A 10 ห้อง 1022 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.145 1 TV-A-10-23 A 10 ห้อง 1023 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.146 1 TV-A-10-24 A 10 ห้อง 1024 Q Q Q Q
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BS  TV  Television No.147 1 TV-C-5-01 C 5 ห้อง 501 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.148 1 TV-C-5-01.1 C 5 ห้องพกัญาติ 501 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.149 1 TV-C-5-02 C 5 ห้อง 502 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.150 1 TV-C-5-03 C 5 ห้อง 503 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.151 1 TV-C-5-04 C 5 ห้อง 504 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.152 1 TV-C-5-05 C 5 ห้อง 505 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.153 1 TV-C-5-06 C 5 ห้อง 506 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.154 1 TV-C-5-07 C 5 ห้อง 507 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.155 1 TV-C-5-08 C 5 ห้อง 508 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.156 1 TV-C-5-09 C 5 ห้อง 509 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.157 1 TV-C-5-10 C 5 ห้อง 510 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.158 1 TV-C-5-11 C 5 ห้อง 511 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.159 1 TV-C-5-12 C 5 ห้อง 512 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.160 1 TV-C-5-14 C 6 ห้อง 513 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.161 1 TV-C-5-15 C 5 ห้อง 515 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.162 1 TV-C-5-16 C 5 ห้อง 516 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.163 1 TV-C-5-17 C 5 ห้อง 517 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.164 1 TV-C-5-18 C 5 ห้อง 518 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.165 1 TV-C-5-19 C 5 ห้อง 519 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.166 1 TV-C-5-19.1 C 5 พกัญาติห้อง 519 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.167 1 TV-C-5-20 C 5 ห้องรับรองญาติ Q Q Q Q
BS  TV  Television No.168 1 TV-C-6-01 C 6 ห้อง 601 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.169 1 TV-C-6-01.1 C 6 พกัญาติห้อง 601 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.170 1 TV-C-6-02 C 6 ห้อง 602 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.171 1 TV-C-6-03 C 6 ห้อง 603 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.172 1 TV-C-6-04 C 6 ห้อง 604 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.173 1 TV-C-6-05 C 6 ห้อง 605 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.174 1 TV-C-6-06 C 6 ห้อง 606 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.175 1 TV-C-6-07 C 6 ห้อง 607 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.176 1 TV-C-6-08 C 6 ห้อง 608 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.177 1 TV-C-6-09 C 6 ห้อง 609 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.178 1 TV-C-6-10 C 6 ห้อง 610 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.179 1 TV-C-6-11 C 6 ห้อง 611 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.180 1 TV-C-6-12 C 6 ห้อง 612 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.181 1 TV-C-6-14 C 6 ห้อง 614 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.182 1 TV-C-6-15 C 6 ห้อง 615 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.183 1 TV-C-6-16 C 6 ห้อง 616 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.184 1 TV-C-6-17 C 6 ห้อง 617 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.185 1 TV-C-6-18 C 6 ห้อง 618 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.186 1 TV-C-6-19 C 6 ห้อง 619 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.187 1 TV-C-6-19.1 C 6 พกัญาติห้อง 619 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.188 1 TV-C-8-01 C 8 ห้อง 901 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.189 1 TV-C-8-01.1 C 8 พกัญาติห้อง 901 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.190 1 TV-C-8-02 C 8 ห้อง 902 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.191 1 TV-C-8-03 C 8 ห้อง 903 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.192 1 TV-C-8-04 C 8 ห้อง 904 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.193 1 TV-C-8-05 C 8 ห้อง 605 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.194 1 TV-C-8-06 C 8 ห้อง 906 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.195 1 TV-C-8-07 C 8 ห้อง 907 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.196 1 TV-C-8-08 C 8 ห้อง 908 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.197 1 TV-C-8-09 C 8 ห้อง 909 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.198 1 TV-C-8-10 C 8 ห้อง 910 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.199 1 TV-C-8-11 C 8 ห้อง 911 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.200 1 TV-C-8-12 C 8 ห้อง 912 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.201 1 TV-C-8-14 C 8 ห้อง 914 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.202 1 TV-C-8-15 C 8 ห้อง 915 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.203 1 TV-C-8-16 C 8 ห้อง 916 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.204 1 TV-C-8-17 C 8 ห้อง 917 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.205 1 TV-C-8-18 C 8 ห้อง 918 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.206 1 TV-C-8-19 C 8 ห้อง 919 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.207 1 TV-C-8-19.1 C 8 พกัญาติห้อง 919 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.208 1 TV-C-8-20 C 8 เคาร์เตอร์ พยาบาล Q Q Q Q
BS  TV  Television No.209 1 TV-C-9-01 C 9 ห้อง 901 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.210 1 TV-C-9-01.1 C 9 พกัญาติห้อง 901 Q Q Q Q
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BS  TV  Television No.211 1 TV-C-9-02 C 9 ห้อง 902 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.212 1 TV-C-9-03 C 9 ห้อง 903 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.213 1 TV-C-9-04 C 9 ห้อง 904 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.214 1 TV-C-9-05 C 9 ห้อง 605 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.215 1 TV-C-9-06 C 9 ห้อง 906 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.216 1 TV-C-9-07 C 9 ห้อง 907 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.217 1 TV-C-9-08 C 9 ห้อง 908 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.218 1 TV-C-9-09 C 9 ห้อง 909 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.219 1 TV-C-9-10 C 9 ห้อง 910 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.220 1 TV-C-9-11 C 9 ห้อง 911 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.221 1 TV-C-9-12 C 9 ห้อง 912 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.222 1 TV-C-9-14 C 9 ห้อง 914 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.223 1 TV-C-9-15 C 9 ห้อง 915 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.224 1 TV-C-9-16 C 9 ห้อง 916 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.225 1 TV-C-9-17 C 9 ห้อง 917 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.226 1 TV-C-9-18 C 9 ห้อง 918 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.227 1 TV-C-9-19 C 9 ห้อง 919 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.228 1 TV-C-9-19.1 C 9 พกัญาติห้อง 919 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.229 1 TV-C-9-20 C 9 เคาร์เตอร์ พยาบาล Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.230 1 TV-C-10-01 C 10 ห้อง 1001 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.231 1 TV-C-10-02 C 10 ห้อง 1001 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.232 1 TV-C-10-03 C 10 ห้อง 1002 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.233 1 TV-C-10-04 C 10 ห้อง 1002 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.234 1 TV-C-10-05 C 10 ห้อง 1003 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.235 1 TV-C-10-06 C 10 ห้อง 1003 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.236 1 TV-C-10-07 C 10 ห้อง 1004 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.237 1 TV-C-10-08 C 10 ห้อง 1004 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.238 1 TV-C-10-09 C 10 ห้อง 1005 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.239 1 TV-C-10-10 C 10 ห้อง 1005 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.240 1 TV-C-10-11 C 10 ห้อง 1006 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.241 1 TV-C-10-12 C 10 ห้อง 1006 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.242 1 TV-C-10-13 C 10 ห้อง 1007 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.243 1 TV-C-10-14 C 10 ห้อง 1007 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.244 1 TV-C-10-15 C 10 ห้อง 1008 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.245 1 TV-C-10-16 C 10 ห้อง 1008 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.246 1 TV-C-10-17 C 10 ห้อง 1009 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.247 1 TV-C-10-18 C 10 ห้อง 1009 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.248 1 TV-C-10-19 C 10 ห้องประชุม Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.248 1 TV-C-11-01 C 11 โถงนัง่คอยรอตรวจ Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.249 1 TV-C-11-02 C 11 โถงนัง่คอยรอเตรียมล าไส้ Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.250 1 TV-C-11-03 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #1 Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.251 1 TV-C-11-04 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #2 Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.252 1 TV-C-11-05 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #3 Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.253 1 TV-C-11-06 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #4 Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.254 1 TV-C-11-07 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #5 Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.255 1 TV-C-11-08 C 11 ห้องเตรียมล าไส้ #6 Q Q Q Q ADD
BS  TV  Television No.256 1 TV-C-12-01 C 12 ห้อง 1201 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.257 1 TV-C-12-01.1 C 12 พกัญาติห้อง 1201 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.258 1 TV-C-12-02 C 12 ห้อง 1202 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.259 1 TV-C-12-03 C 12 ห้อง 1203 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.260 1 TV-C-12-04 C 12 ห้อง 1204 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.261 1 TV-C-12-05 C 12 ห้อง 1205 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.262 1 TV-C-12-06 C 12 ห้อง 1206 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.263 1 TV-C-12-07 C 12 ห้อง 1207 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.264 1 TV-C-12-08 C 12 ห้อง 1208 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.265 1 TV-C-12-09 C 12 ห้อง 1209 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.266 1 TV-C-12-10 C 12 ห้อง 1210 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.267 1 TV-C-12-11 C 12 ห้อง 1211 Q Q Q Q
BS  TV  Television No.268 1 TV-C-12-12 C 12 ห้อง 1212 Q Q Q Q
BS  Refrigerator(ตูเ้ยน็) 258 H 74 86 98 74 86 98 74 86 98 74 86 98
BS RE   Refrigerator No.01 1 RE-A-5-01 A 5 ห้อง 501 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.02 1 RE-A-5-02 A 5 ห้อง 502 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.03 1 RE-A-5-03 A 5 ห้อง 503 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.04 1 RE-A-5-04 A 5 ห้อง 504 Q Q Q Q
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BS RE   Refrigerator No.05 1 RE-A-5-05 A 5 ห้อง 505 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.06 1 RE-A-5-06 A 5 ห้อง 506 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.07 1 RE-A-5-07 A 5 ห้อง 507 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.08 1 RE-A-5-08 A 5 ห้อง 508 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.09 1 RE-A-5-09 A 5 ห้อง 509 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.10 1 RE-A-5-10 A 5 ห้อง 510 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.11 1 RE-A-5-11 A 5 ห้อง 511 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.12 1 RE-A-5-12 A 5 ห้อง 512 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.13 1 RE-A-5-15 A 5 ห้อง 515 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.14 1 RE-A-5-16 A 5 ห้อง 516 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.15 1 RE-A-5-17 A 5 ห้อง 517 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.16 1 RE-A-5-18 A 5 ห้อง 518 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.17 1 RE-A-5-19 A 5 ห้อง 519 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.18 1 RE-A-5-20 A 5 ห้อง 520 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.19 1 RE-A-5-21 A 5 ห้อง 521 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.20 1 RE-A-5-22 A 5 ห้อง 522 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.21 1 RE-A-5-23 A 5 ห้อง 523 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.22 1 RE-A-5-24 A 5 ห้อง 524 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.23 1 RE-A-5-25 A 5 เคาร์เตอร์ พยาบาล Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.24 1 RE-A-5-26 A 5 ห้องเตรียมยา Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.25 1 RE-A-6-01 A 5 ห้อง 601 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.26 1 RE-A-6-02 A 6 ห้อง 602 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.27 1 RE-A-6-03 A 6 ห้อง 603 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.28 1 RE-A-6-04 A 6 ห้อง 604 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.29 1 RE-A-6-05 A 6 ห้อง 605 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.30 1 RE-A-6-06 A 6 ห้อง 606 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.31 1 RE-A-6-07 A 6 ห้อง 607 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.32 1 RE-A-6-08 A 6 ห้อง 608 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.33 1 RE-A-6-09 A 6 ห้อง 609 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.34 1 RE-A-6-10 A 6 ห้อง 610 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.35 1 RE-A-6-11 A 6 ห้อง 611 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.36 1 RE-A-6-12 A 6 ห้อง 612 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.37 1 RE-A-6-15 A 6 ห้อง 615 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.38 1 RE-A-6-16 A 6 ห้อง 616 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.39 1 RE-A-6-17 A 6 ห้อง 617 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.40 1 RE-A-6-18 A 6 ห้อง 618 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.41 1 RE-A-6-19 A 6 ห้อง 619 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.42 1 RE-A-6-20 A 6 ห้อง 620 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.43 1 RE-A-6-21 A 6 ห้อง 621 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.44 1 RE-A-6-22 A 6 ห้อง 622 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.45 1 RE-A-6-23 A 6 ห้อง 623 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.46 1 RE-A-6-24 A 6 ห้อง 624 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.47 1 RE-A-6-25 A 6 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.48 1 RE-A-6-26 A 6 ห้องเตรียมยา Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.49 1 RE-A-7-01 A 7 ห้อง 701 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.50 1 RE-A-7-02 A 7 ห้อง 702 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.51 1 RE-A-7-03 A 7 ห้อง 703 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.52 1 RE-A-7-04 A 7 ห้อง 704 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.53 1 RE-A-7-05 A 7 ห้อง 705 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.54 1 RE-A-7-06 A 7 ห้อง 706 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.55 1 RE-A-7-07 A 7 ห้อง 707 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.56 1 RE-A-7-08 A 7 ห้อง 708 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.57 1 RE-A-7-09 A 7 ห้อง 709 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.58 1 RE-A-7-10 A 7 ห้อง 710 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.59 1 RE-A-7-11 A 7 ห้อง 711 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.60 1 RE-A-7-12 A 7 ห้อง 712 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.61 1 RE-A-7-15 A 7 ห้อง 715 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.62 1 RE-A-7-16 A 7 ห้อง 716 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.63 1 RE-A-7-17 A 7 ห้อง 717 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.64 1 RE-A-7-18 A 7 ห้อง 718 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.65 1 RE-A-7-19 A 7 ห้อง 719 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.66 1 RE-A-7-20 A 7 ห้อง 720 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.67 1 RE-A-7-21 A 7 ห้อง 721 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.68 1 RE-A-7-22 A 7 ห้อง 722 Q Q Q Q
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BS RE   Refrigerator No.69 1 RE-A-7-23 A 7 ห้อง 723 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.70 1 RE-A-7-24 A 7 ห้อง 724 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.71 1 RE-A-7-25 A 7 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.72 1 RE-A-7-26 A 7 ห้องเตรียมยา Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.73 1 RE-A-8-01 A 8 ห้อง 801 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.74 1 RE-A-8-02 A 8 ห้อง 802 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.75 1 RE-A-8-03 A 8 ห้อง 803 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.76 1 RE-A-8-04 A 8 ห้อง 804 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.77 1 RE-A-8-05 A 8 ห้อง 805 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.78 1 RE-A-8-06 A 8 ห้อง 806 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.79 1 RE-A-8-07 A 8 ห้อง 807 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.80 1 RE-A-8-08 A 8 ห้อง 808 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.81 1 RE-A-8-09 A 8 ห้อง 809 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.82 1 RE-A-8-10 A 8 ห้อง 810 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.83 1 RE-A-8-11 A 8 ห้อง 811 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.84 1 RE-A-8-12 A 8 ห้อง 812 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.85 1 RE-A-8-15 A 8 ห้อง 815 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.86 1 RE-A-8-16 A 8 ห้อง 816 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.87 1 RE-A-8-17 A 8 ห้อง 817 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.88 1 RE-A-8-18 A 8 ห้อง 818 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.89 1 RE-A-8-19 A 8 ห้อง 819 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.90 1 RE-A-8-20 A 8 ห้อง 820 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.91 1 RE-A-8-21 A 8 ห้อง 821 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.92 1 RE-A-8-22 A 8 ห้อง 822 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.93 1 RE-A-8-23 A 8 ห้อง 823 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.94 1 RE-A-8-24 A 8 ห้อง 824 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.95 1 RE-A-8-25 A 8 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.96 1 RE-A-8-26 A 8 ห้องเตรียมยา Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.97 1 RE-A-9-01 A 9 ห้อง 901 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.98 1 RE-A-9-02 A 9 ห้อง 902 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.99 1 RE-A-9-03 A 9 ห้อง 903 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.100 1 RE-A-9-04 A 9 ห้อง 904 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.101 1 RE-A-9-05 A 9 ห้อง 905 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.102 1 RE-A-9-06 A 9 ห้อง 906 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.103 1 RE-A-9-07 A 9 ห้อง 907 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.104 1 RE-A-9-08 A 9 ห้อง 908 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.105 1 RE-A-9-09 A 9 ห้อง 909 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.106 1 RE-A-9-10 A 9 ห้อง 910 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.107 1 RE-A-9-11 A 9 ห้อง 911 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.108 1 RE-A-9-12 A 9 ห้อง 912 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.109 1 RE-A-9-15 A 9 ห้อง 915 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.110 1 RE-A-9-16 A 9 ห้อง 916 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.111 1 RE-A-9-17 A 9 ห้อง 917 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.112 1 RE-A-9-18 A 9 ห้อง 918 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.113 1 RE-A-9-19 A 9 ห้อง 919 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.114 1 RE-A-9-20 A 9 ห้อง 920 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.115 1 RE-A-9-21 A 9 ห้อง 921 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.116 1 RE-A-9-22 A 9 ห้อง 922 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.117 1 RE-A-9-23 A 9 ห้อง 923 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.118 1 RE-A-9-24 A 9 ห้อง 924 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.119 1 RE-A-9-25 A 9 ห้องอุ่นอาหาร Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.120 1 RE-A-9-28 A 9 ห้องเตรียมยา Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.121 1 RE-A-10-01 A 10 ห้อง 1001 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.122 1 RE-A-10-02 A 10 ห้อง 1002 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.123 1 RE-A-10-03 A 10 ห้อง 1003 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.124 1 RE-A-10-04 A 10 ห้อง 1004 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.125 1 RE-A-10-05 A 10 ห้อง 1005 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.126 1 RE-A-10-06 A 10 ห้อง 1006 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.127 1 RE-A-10-07 A 10 ห้อง 1007 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.128 1 RE-A-10-08 A 10 ห้อง 1008 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.129 1 RE-A-10-09 A 10 ห้อง 1009 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.130 1 RE-A-10-10 A 10 ห้อง 1010 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.131 1 RE-A-10-11 A 10 ห้อง 1011 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.132 1 RE-A-10-12 A 10 ห้อง 1012 Q Q Q Q
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BS RE   Refrigerator No.133 1 RE-A-10-15 A 10 ห้อง 1015 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.134 1 RE-A-10-16 A 10 ห้อง 1016 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.135 1 RE-A-10-17 A 10 ห้อง 1017 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.136 1 RE-A-10-18 A 10 ห้อง 1018 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.137 1 RE-A-10-19 A 10 ห้อง 1019 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.138 1 RE-A-10-20 A 10 ห้อง 1020 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.139 1 RE-A-10-21 A 10 ห้อง 1021 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.140 1 RE-A-10-22 A 10 ห้อง 1022 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.141 1 RE-A-10-23 A 10 ห้อง 1023 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.142 1 RE-A-10-24 A 10 ห้อง 1024 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.143 1 RE-A-10-25 A 10 ห้องอุ่นอาหาร Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.144 1 RE-C-05-01 C 5 ห้อง 501 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.145 1 RE-C-05-02 C 5 ห้อง 502 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.146 1 RE-C-05-03 C 5 ห้อง 503 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.147 1 RE-C-05-04 C 5 ห้อง 504 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.148 1 RE-C-05-05 C 5 ห้อง 505 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.149 1 RE-C-05-06 C 5 ห้อง 506 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.150 1 RE-C-05-07 C 5 ห้อง 507 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.151 1 RE-C-05-08 C 5 ห้อง 508 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.152 1 RE-C-05-09 C 5 ห้อง 509 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.153 1 RE-C-05-10 C 5 ห้อง 510 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.154 1 RE-C-05-11 C 5 ห้อง 511 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.155 1 RE-C-05-12 C 5 ห้อง 512 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.156 1 RE-C-05-14 C 5 ห้อง 514 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.157 1 RE-C-05-15 C 5 ห้อง 515 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.158 1 RE-C-05-16 C 5 ห้อง 516 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.159 1 RE-C-05-17 C 5 ห้อง 517 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.160 1 RE-C-05-18 C 5 ห้อง 518 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.161 1 RE-C-05-19 C 5 ห้อง 519 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.162 1 RE-C-05-20 C 5 ห้องเตรียมยา Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.163 1 RE-C-05-21 C 5 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.164 1 RE-C-06-01 C 6 ห้อง 601 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.165 1 RE-C-06-02 C 6 ห้อง 602 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.166 1 RE-C-06-03 C 6 ห้อง 603 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.167 1 RE-C-06-04 C 6 ห้อง 604 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.168 1 RE-C-06-05 C 6 ห้อง 605 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.169 1 RE-C-06-06 C 6 ห้อง 606 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.170 1 RE-C-06-07 C 6 ห้อง 607 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.171 1 RE-C-06-08 C 6 ห้อง 608 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.172 1 RE-C-06-09 C 6 ห้อง 609 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.173 1 RE-C-06-10 C 6 ห้อง 610 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.174 1 RE-C-06-11 C 6 ห้อง 611 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.175 1 RE-C-06-12 C 6 ห้อง 612 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.176 1 RE-C-06-14 C 6 ห้อง 614 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.177 1 RE-C-06-15 C 6 ห้อง 615 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.178 1 RE-C-06-16 C 6 ห้อง 616 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.179 1 RE-C-06-17 C 6 ห้อง 617 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.180 1 RE-C-06-18 C 6 ห้อง 618 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.181 1 RE-C-06-19 C 6 ห้อง 619 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.182 1 RE-C-06-20 C 6 ห้องเตรียมยา Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.183 1 RE-C-06-21 C 6 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.184 1 RE-C-08-01 C 8 ห้อง 801 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.185 1 RE-C-08-02 C 8 ห้อง 802 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.186 1 RE-C-08-03 C 8 ห้อง 803 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.187 1 RE-C-08-04 C 8 ห้อง 804 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.188 1 RE-C-08-05 C 8 ห้อง 805 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.189 1 RE-C-08-06 C 8 ห้อง 806 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.190 1 RE-C-08-07 C 8 ห้อง 807 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.191 1 RE-C-08-08 C 8 ห้อง 808 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.192 1 RE-C-08-09 C 8 ห้อง 809 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.193 1 RE-C-08-10 C 8 ห้อง 810 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.194 1 RE-C-08-11 C 8 ห้อง 811 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.195 1 RE-C-08-12 C 8 ห้อง 812 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.196 1 RE-C-08-14 C 8 ห้อง 814 Q Q Q Q
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BS RE   Refrigerator No.197 1 RE-C-08-15 C 8 ห้อง 815 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.198 1 RE-C-08-16 C 8 ห้อง 816 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.199 1 RE-C-08-17 C 8 ห้อง 817 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.200 1 RE-C-08-18 C 8 ห้อง 818 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.201 1 RE-C-08-19 C 8 ห้อง 819 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.202 1 RE-C-08-20 C 8 ห้องเตรียมยา Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.203 1 RE-C-08-21 C 8 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.204 1 RE-C-09-01 C 9 ห้อง 901 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.205 1 RE-C-09-02 C 9 ห้อง 902 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.206 1 RE-C-09-03 C 9 ห้อง 903 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.207 1 RE-C-09-04 C 9 ห้อง 904 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.208 1 RE-C-09-05 C 9 ห้อง 605 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.209 1 RE-C-09-06 C 9 ห้อง 906 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.210 1 RE-C-09-07 C 9 ห้อง 907 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.211 1 RE-C-09-08 C 9 ห้อง 908 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.212 1 RE-C-09-09 C 9 ห้อง 909 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.213 1 RE-C-09-10 C 9 ห้อง 910 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.214 1 RE-C-09-11 C 9 ห้อง 911 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.215 1 RE-C-09-12 C 9 ห้อง 912 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.216 1 RE-C-09-14 C 9 ห้อง 914 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.217 1 RE-C-09-15 C 9 ห้อง 915 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.218 1 RE-C-09-16 C 9 ห้อง 916 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.219 1 RE-C-09-17 C 9 ห้อง 917 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.220 1 RE-C-09-18 C 9 ห้อง 918 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.221 1 RE-C-09-19 C 9 ห้อง 919 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.222 1 RE-C-09-20 C 9 ห้องเตรียมยา Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.223 1 RE-C-09-21 C 9 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.224 1 RE-C-10-01 C 10 ห้อง 1001 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.225 1 RE-C-10-02 C 10 ห้อง 1001 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.226 1 RE-C-10-03 C 10 ห้อง 1002 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.227 1 RE-C-10-04 C 10 ห้อง 1002 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.228 1 RE-C-10-05 C 10 ห้อง 1003 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.229 1 RE-C-10-06 C 10 ห้อง 1003 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.230 1 RE-C-10-07 C 10 ห้อง 1004 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.231 1 RE-C-10-08 C 10 ห้อง 1004 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.232 1 RE-C-10-09 C 10 ห้อง 1005 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.233 1 RE-C-10-10 C 10 ห้อง 1005 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.234 1 RE-C-10-11 C 10 ห้อง 1006 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.235 1 RE-C-10-12 C 10 ห้อง 1006 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.236 1 RE-C-10-13 C 10 ห้อง 1007 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.237 1 RE-C-10-14 C 10 ห้อง 1007 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.238 1 RE-C-10-15 C 10 ห้อง 1008 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.239 1 RE-C-10-16 C 10 ห้อง 1008 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.240 1 RE-C-10-17 C 10 ห้อง 1009 ฝ่ังผูป่้วย Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.241 1 RE-C-10-18 C 10 ห้อง 1009 ฝ่ังญาติ Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.242 1 RE-C-10-19 C 10 ห้องเบรคเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.243 1 RE-C-11-01 C 11 ห้องเบรคเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q ADD
BS RE   Refrigerator No.244 1 RE-C-12-01 C 12 ห้อง 1201 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.245 1 RE-C-12-02 C 12 ห้อง 1202 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.246 1 RE-C-12-03 C 12 ห้อง 1203 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.247 1 RE-C-12-04 C 12 ห้อง 1204 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.248 1 RE-C-12-05 C 12 ห้อง 1205 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.249 1 RE-C-12-06 C 12 ห้อง 1206 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.250 1 RE-C-12-07 C 12 ห้อง 1207 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.251 1 RE-C-12-08 C 12 ห้อง 1208 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.252 1 RE-C-12-09 C 12 ห้อง 1209 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.253 1 RE-C-12-10 C 12 ห้อง 1210 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.254 1 RE-C-12-11 C 12 ห้อง 1211 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.255 1 RE-C-12-12 C 12 ห้อง 1212 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.256 1 RE-C-12-14 C 12 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี 1 Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.257 1 RE-C-12-15 C 12 ห้องเตรียมยา Q Q Q Q
BS RE   Refrigerator No.258 1 RE-C-12-16 C 12 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี2 Q Q Q Q
BS SAFE (ไดร์เป่าผม) 225 H 68 79 78 68 79 78 68 79 78 68 79 78
BS BD Blow dryer No.01 1 SA-A-5-01 A 5 ห้อง 501 Q Q Q Q
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BS BD Blow dryer No.02 1 SA-A-5-02 A 5 ห้อง 502 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.03 1 SA-A-5-03 A 5 ห้อง 503 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.04 1 SA-A-5-04 A 5 ห้อง 504 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.05 1 SA-A-5-05 A 5 ห้อง 505 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.06 1 SA-A-5-06 A 5 ห้อง 506 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.07 1 SA-A-5-07 A 5 ห้อง 507 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.08 1 SA-A-5-08 A 5 ห้อง 508 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.09 1 SA-A-5-09 A 5 ห้อง 509 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.10 1 SA-A-5-10 A 5 ห้อง 510 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.11 1 SA-A-5-11 A 5 ห้อง 511 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.12 1 SA-A-5-12 A 5 ห้อง 512 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.13 1 SA-A-5-15 A 5 ห้อง 515 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.14 1 SA-A-5-16 A 5 ห้อง 516 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.15 1 SA-A-5-17 A 5 ห้อง 517 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.16 1 SA-A-5-18 A 5 ห้อง 518 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.17 1 SA-A-5-19 A 5 ห้อง 519 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.18 1 SA-A-5-20 A 5 ห้อง 520 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.19 1 SA-A-5-21 A 5 ห้อง 521 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.20 1 SA-A-5-22 A 5 ห้อง 522 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.21 1 SA-A-5-23 A 5 ห้อง 523 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.22 1 SA-A-5-24 A 5 ห้อง 524 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.23 1 SA-A-6-01 A 5 ห้อง 601 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.24 1 SA-A-6-02 A 6 ห้อง 602 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.25 1 SA-A-6-03 A 6 ห้อง 603 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.26 1 SA-A-6-04 A 6 ห้อง 604 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.27 1 SA-A-6-05 A 6 ห้อง 605 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.28 1 SA-A-6-06 A 6 ห้อง 606 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.29 1 SA-A-6-07 A 6 ห้อง 607 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.30 1 SA-A-6-08 A 6 ห้อง 608 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.31 1 SA-A-6-09 A 6 ห้อง 609 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.32 1 SA-A-6-10 A 6 ห้อง 610 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.33 1 SA-A-6-11 A 6 ห้อง 611 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.34 1 SA-A-6-12 A 6 ห้อง 612 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.35 1 SA-A-6-15 A 6 ห้อง 615 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.36 1 SA-A-6-16 A 6 ห้อง 616 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.37 1 SA-A-6-17 A 6 ห้อง 617 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.38 1 SA-A-6-18 A 6 ห้อง 618 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.39 1 SA-A-6-19 A 6 ห้อง 619 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.40 1 SA-A-6-20 A 6 ห้อง 620 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.41 1 SA-A-6-21 A 6 ห้อง 621 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.42 1 SA-A-6-22 A 6 ห้อง 622 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.43 1 SA-A-6-23 A 6 ห้อง 623 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.44 1 SA-A-6-24 A 6 ห้อง 624 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.45 1 SA-A-7-01 A 7 ห้อง 701 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.46 1 SA-A-7-02 A 7 ห้อง 702 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.47 1 SA-A-7-03 A 7 ห้อง 703 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.48 1 SA-A-7-04 A 7 ห้อง 704 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.49 1 SA-A-7-05 A 7 ห้อง 705 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.50 1 SA-A-7-06 A 7 ห้อง 706 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.51 1 SA-A-7-07 A 7 ห้อง 707 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.52 1 SA-A-7-08 A 7 ห้อง 708 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.53 1 SA-A-7-09 A 7 ห้อง 709 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.54 1 SA-A-7-10 A 7 ห้อง 710 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.55 1 SA-A-7-11 A 7 ห้อง 711 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.56 1 SA-A-7-12 A 7 ห้อง 712 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.57 1 SA-A-7-15 A 7 ห้อง 715 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.58 1 SA-A-7-16 A 7 ห้อง 716 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.59 1 SA-A-7-17 A 7 ห้อง 717 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.60 1 SA-A-7-18 A 7 ห้อง 718 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.61 1 SA-A-7-19 A 7 ห้อง 719 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.62 1 SA-A-7-20 A 7 ห้อง 720 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.63 1 SA-A-7-21 A 7 ห้อง 721 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.64 1 SA-A-7-22 A 7 ห้อง 722 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.65 1 SA-A-7-23 A 7 ห้อง 723 Q Q Q Q
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BS BD Blow dryer No.66 1 SA-A-7-24 A 7 ห้อง 724 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.67 1 SA-A-8-01 A 8 ห้อง 801 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.68 1 SA-A-8-02 A 8 ห้อง 802 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.69 1 SA-A-8-03 A 8 ห้อง 803 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.70 1 SA-A-8-04 A 8 ห้อง 804 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.71 1 SA-A-8-05 A 8 ห้อง 805 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.72 1 SA-A-8-06 A 8 ห้อง 806 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.73 1 SA-A-8-07 A 8 ห้อง 807 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.74 1 SA-A-8-08 A 8 ห้อง 808 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.75 1 SA-A-8-09 A 8 ห้อง 809 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.76 1 SA-A-8-10 A 8 ห้อง 810 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.77 1 SA-A-8-11 A 8 ห้อง 811 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.78 1 SA-A-8-12 A 8 ห้อง 812 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.79 1 SA-A-8-15 A 8 ห้อง 815 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.80 1 SA-A-8-16 A 8 ห้อง 816 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.81 1 SA-A-8-17 A 8 ห้อง 817 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.82 1 SA-A-8-18 A 8 ห้อง 818 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.83 1 SA-A-8-19 A 8 ห้อง 819 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.84 1 SA-A-8-20 A 8 ห้อง 820 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.85 1 SA-A-8-21 A 8 ห้อง 821 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.86 1 SA-A-8-22 A 8 ห้อง 822 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.87 1 SA-A-8-23 A 8 ห้อง 823 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.88 1 SA-A-8-24 A 8 ห้อง 824 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.89 1 SA-A-9-01 A 9 ห้อง 901 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.90 1 SA-A-9-02 A 9 ห้อง 902 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.91 1 SA-A-9-03 A 9 ห้อง 903 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.92 1 SA-A-9-04 A 9 ห้อง 904 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.93 1 SA-A-9-05 A 9 ห้อง 905 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.94 1 SA-A-9-06 A 9 ห้อง 906 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.95 1 SA-A-9-07 A 9 ห้อง 907 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.96 1 SA-A-9-08 A 9 ห้อง 908 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.97 1 SA-A-9-09 A 9 ห้อง 909 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.98 1 SA-A-9-10 A 9 ห้อง 910 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.99 1 SA-A-9-11 A 9 ห้อง 911 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.100 1 SA-A-9-12 A 9 ห้อง 912 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.101 1 SA-A-9-15 A 9 ห้อง 915 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.102 1 SA-A-9-16 A 9 ห้อง 916 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.103 1 SA-A-9-17 A 9 ห้อง 917 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.104 1 SA-A-9-18 A 9 ห้อง 918 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.105 1 SA-A-9-19 A 9 ห้อง 919 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.106 1 SA-A-9-20 A 9 ห้อง 920 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.107 1 SA-A-9-21 A 9 ห้อง 921 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.108 1 SA-A-9-22 A 9 ห้อง 922 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.109 1 SA-A-9-23 A 9 ห้อง 923 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.110 1 SA-A-9-24 A 9 ห้อง 924 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.111 1 SA-A-10-01 A 10 ห้อง 1001 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.112 1 SA-A-10-02 A 10 ห้อง 1002 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.113 1 SA-A-10-03 A 10 ห้อง 1003 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.114 1 SA-A-10-04 A 10 ห้อง 1004 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.115 1 SA-A-10-05 A 10 ห้อง 1005 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.116 1 SA-A-10-06 A 10 ห้อง 1006 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.117 1 SA-A-10-07 A 10 ห้อง 1007 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.118 1 SA-A-10-08 A 10 ห้อง 1008 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.119 1 SA-A-10-09 A 10 ห้อง 1009 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.120 1 SA-A-10-10 A 10 ห้อง 1010 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.121 1 SA-A-10-11 A 10 ห้อง 1011 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.122 1 SA-A-10-12 A 10 ห้อง 1012 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.123 1 SA-A-10-15 A 10 ห้อง 1015 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.124 1 SA-A-10-16 A 10 ห้อง 1016 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.125 1 SA-A-10-17 A 10 ห้อง 1017 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.126 1 SA-A-10-18 A 10 ห้อง 1018 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.127 1 SA-A-10-19 A 10 ห้อง 1019 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.128 1 SA-A-10-20 A 10 ห้อง 1020 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.129 1 SA-A-10-21 A 10 ห้อง 1021 Q Q Q Q
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BS BD Blow dryer No.130 1 SA-A-10-22 A 10 ห้อง 1022 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.131 1 SA-A-10-23 A 10 ห้อง 1023 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.132 1 SA-A-10-24 A 10 ห้อง 1024 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.133 1 SA-C-05-01 C 5 ห้อง 501 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.134 1 SA-C-05-02 C 5 ห้อง 502 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.135 1 SA-C-05-03 C 5 ห้อง 503 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.136 1 SA-C-05-04 C 5 ห้อง 504 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.137 1 SA-C-05-05 C 5 ห้อง 505 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.138 1 SA-C-05-06 C 5 ห้อง 506 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.139 1 SA-C-05-07 C 5 ห้อง 507 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.140 1 SA-C-05-08 C 5 ห้อง 508 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.141 1 SA-C-05-09 C 5 ห้อง 509 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.142 1 SA-C-05-10 C 5 ห้อง 510 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.143 1 SA-C-05-11 C 5 ห้อง 511 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.144 1 SA-C-05-12 C 5 ห้อง 512 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.145 1 SA-C-05-14 C 5 ห้อง 514 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.146 1 SA-C-05-15 C 5 ห้อง 515 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.147 1 SA-C-05-16 C 5 ห้อง 516 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.148 1 SA-C-05-17 C 5 ห้อง 517 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.149 1 SA-C-05-18 C 5 ห้อง 518 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.150 1 SA-C-05-19 C 5 ห้อง 519 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.151 1 SA-C-06-01 C 6 ห้อง 601 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.152 1 SA-C-06-02 C 6 ห้อง 602 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.153 1 SA-C-06-03 C 6 ห้อง 603 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.154 1 SA-C-06-04 C 6 ห้อง 604 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.155 1 SA-C-06-05 C 6 ห้อง 605 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.156 1 SA-C-06-06 C 6 ห้อง 606 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.157 1 SA-C-06-07 C 6 ห้อง 607 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.158 1 SA-C-06-08 C 6 ห้อง 608 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.159 1 SA-C-06-09 C 6 ห้อง 609 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.160 1 SA-C-06-10 C 6 ห้อง 610 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.161 1 SA-C-06-11 C 6 ห้อง 611 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.162 1 SA-C-06-12 C 6 ห้อง 612 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.163 1 SA-C-06-14 C 6 ห้อง 614 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.164 1 SA-C-06-15 C 6 ห้อง 615 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.165 1 SA-C-06-16 C 6 ห้อง 616 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.166 1 SA-C-06-17 C 6 ห้อง 617 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.167 1 SA-C-06-18 C 6 ห้อง 618 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.168 1 SA-C-06-19 C 6 ห้อง 619 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.169 1 SA-C-08-01 C 8 ห้อง 801 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.170 1 SA-C-08-02 C 8 ห้อง 802 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.171 1 SA-C-08-03 C 8 ห้อง 803 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.172 1 SA-C-08-04 C 8 ห้อง 804 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.173 1 SA-C-08-05 C 8 ห้อง 805 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.174 1 SA-C-08-06 C 8 ห้อง 806 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.175 1 SA-C-08-07 C 8 ห้อง 807 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.176 1 SA-C-08-08 C 8 ห้อง 808 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.177 1 SA-C-08-09 C 8 ห้อง 809 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.178 1 SA-C-08-10 C 8 ห้อง 810 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.179 1 SA-C-08-11 C 8 ห้อง 811 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.180 1 SA-C-08-12 C 8 ห้อง 812 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.181 1 SA-C-08-14 C 8 ห้อง 814 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.182 1 SA-C-08-15 C 8 ห้อง 815 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.183 1 SA-C-08-16 C 8 ห้อง 816 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.184 1 SA-C-08-17 C 8 ห้อง 817 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.185 1 SA-C-08-18 C 8 ห้อง 818 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.186 1 SA-C-08-19 C 8 ห้อง 819 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.187 1 SA-C-09-01 C 9 ห้อง 901 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.188 1 SA-C-09-02 C 9 ห้อง 902 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.189 1 SA-C-09-03 C 9 ห้อง 903 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.190 1 SA-C-09-04 C 9 ห้อง 904 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.191 1 SA-C-09-05 C 9 ห้อง 605 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.192 1 SA-C-09-06 C 9 ห้อง 906 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.193 1 SA-C-09-07 C 9 ห้อง 907 Q Q Q Q
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BS BD Blow dryer No.194 1 SA-C-09-08 C 9 ห้อง 908 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.195 1 SA-C-09-09 C 9 ห้อง 909 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.196 1 SA-C-09-10 C 9 ห้อง 910 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.197 1 SA-C-09-11 C 9 ห้อง 911 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.198 1 SA-C-09-12 C 9 ห้อง 912 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.199 1 SA-C-09-14 C 9 ห้อง 914 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.200 1 SA-C-09-15 C 9 ห้อง 915 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.201 1 SA-C-09-16 C 9 ห้อง 916 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.202 1 SA-C-09-17 C 9 ห้อง 917 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.203 1 SA-C-09-18 C 9 ห้อง 918 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.204 1 SA-C-09-19 C 9 ห้อง 919 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.205 1 SA-C-10-01 C 10 ห้อง 1001 Q Q Q Q ADD
BS BD Blow dryer No.206 1 SA-C-10-02 C 10 ห้อง 1002 Q Q Q Q ADD
BS BD Blow dryer No.207 1 SA-C-10-03 C 10 ห้อง 1003 Q Q Q Q ADD
BS BD Blow dryer No.208 1 SA-C-10-04 C 10 ห้อง 1004 Q Q Q Q ADD
BS BD Blow dryer No.209 1 SA-C-10-05 C 10 ห้อง 1005 Q Q Q Q ADD
BS BD Blow dryer No.210 1 SA-C-10-06 C 10 ห้อง 1006 Q Q Q Q ADD
BS BD Blow dryer No.211 1 SA-C-10-07 C 10 ห้อง 1007 Q Q Q Q ADD
BS BD Blow dryer No.212 1 SA-C-10-08 C 10 ห้อง 1008 Q Q Q Q ADD
BS BD Blow dryer No.213 1 SA-C-10-09 C 10 ห้อง 1009 Q Q Q Q ADD
BS BD Blow dryer No.214 1 SA-C-12-01 C 12 ห้อง 1201 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.215 1 SA-C-12-02 C 12 ห้อง 1202 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.216 1 SA-C-12-03 C 12 ห้อง 1203 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.217 1 SA-C-12-04 C 12 ห้อง 1204 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.218 1 SA-C-12-05 C 12 ห้อง 1205 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.219 1 SA-C-12-06 C 12 ห้อง 1206 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.220 1 SA-C-12-07 C 12 ห้อง 1207 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.221 1 SA-C-12-08 C 12 ห้อง 1208 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.222 1 SA-C-12-09 C 12 ห้อง 1209 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.223 1 SA-C-12-10 C 12 ห้อง 1210 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.224 1 SA-C-12-11 C 12 ห้อง 1211 Q Q Q Q
BS BD Blow dryer No.225 1 SA-C-12-12 C 12 ห้อง 1212 Q Q Q Q
BS Microwave (ไมโครเวฟ) 238 H 72 83 83 72 83 83 72 83 83 72 83 83
BS MI  Microwave No.01 1 Mi-A-5-01 A 5 ห้อง 501 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.02 1 Mi-A-5-02 A 5 ห้อง 502 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.03 1 Mi-A-5-03 A 5 ห้อง 503 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.04 1 Mi-A-5-04 A 5 ห้อง 504 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.05 1 Mi-A-5-05 A 5 ห้อง 505 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.06 1 Mi-A-5-06 A 5 ห้อง 506 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.07 1 Mi-A-5-07 A 5 ห้อง 507 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.08 1 Mi-A-5-08 A 5 ห้อง 508 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.09 1 Mi-A-5-09 A 5 ห้อง 509 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.10 1 Mi-A-5-10 A 5 ห้อง 510 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.11 1 Mi-A-5-11 A 5 ห้อง 511 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.12 1 Mi-A-5-12 A 5 ห้อง 512 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.13 1 Mi-A-5-15 A 5 ห้อง 515 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.14 1 Mi-A-5-16 A 5 ห้อง 516 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.15 1 Mi-A-5-17 A 5 ห้อง 517 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.16 1 Mi-A-5-18 A 5 ห้อง 518 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.17 1 Mi-A-5-19 A 5 ห้อง 519 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.18 1 Mi-A-5-20 A 5 ห้อง 520 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.19 1 Mi-A-5-21 A 5 ห้อง 521 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.20 1 Mi-A-5-22 A 5 ห้อง 522 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.21 1 Mi-A-5-23 A 5 ห้อง 523 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.22 1 Mi-A-5-24 A 5 ห้อง 524 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.23 1 Mi-A-5-25 A 5 ห้องอุ่นอาหาร Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.24 1 Mi-A-6-01 A 6 ห้อง 601 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.25 1 Mi-A-6-01 A 6 ห้อง 602 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.26 1 Mi-A-6-02 A 6 ห้อง 603 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.27 1 Mi-A-6-03 A 6 ห้อง 604 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.28 1 Mi-A-6-04 A 6 ห้อง 605 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.29 1 Mi-A-6-05 A 6 ห้อง 606 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.30 1 Mi-A-6-06 A 6 ห้อง 607 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.31 1 Mi-A-6-07 A 6 ห้อง 608 Q Q Q Q
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BS MI  Microwave No.32 1 Mi-A-6-08 A 6 ห้อง 609 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.33 1 Mi-A-6-09 A 6 ห้อง 610 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.34 1 Mi-A-6-10 A 6 ห้อง 611 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.35 1 Mi-A-6-11 A 6 ห้อง 612 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.36 1 Mi-A-6-12 A 6 ห้อง 615 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.37 1 Mi-A-6-15 A 6 ห้อง 615 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.38 1 Mi-A-6-16 A 6 ห้อง 616 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.39 1 Mi-A-6-17 A 6 ห้อง 617 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.40 1 Mi-A-6-18 A 6 ห้อง 618 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.41 1 Mi-A-6-19 A 6 ห้อง 619 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.42 1 Mi-A-6-20 A 6 ห้อง 620 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.43 1 Mi-A-6-21 A 6 ห้อง 621 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.44 1 Mi-A-6-22 A 6 ห้อง 622 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.45 1 Mi-A-6-23 A 6 ห้อง 623 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.46 1 Mi-A-6-24 A 6 ห้อง 624 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.47 1 Mi-A-6-25 A 6 ห้องอุ่นอาหาร Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.48 1 Mi-A-7-01 A 7 ห้อง 701 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.49 1 Mi-A-7-02 A 7 ห้อง 702 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.50 1 Mi-A-7-03 A 7 ห้อง 703 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.51 1 Mi-A-7-04 A 7 ห้อง 704 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.52 1 Mi-A-7-05 A 7 ห้อง 705 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.53 1 Mi-A-7-06 A 7 ห้อง 706 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.54 1 Mi-A-7-07 A 7 ห้อง 707 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.55 1 Mi-A-7-08 A 7 ห้อง 708 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.56 1 Mi-A-7-09 A 7 ห้อง 709 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.57 1 Mi-A-7-10 A 7 ห้อง 710 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.58 1 Mi-A-7-11 A 7 ห้อง 711 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.59 1 Mi-A-7-12 A 7 ห้อง 712 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.60 1 Mi-A-7-15 A 7 ห้อง 715 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.61 1 Mi-A-7-16 A 7 ห้อง 716 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.62 1 Mi-A-7-17 A 7 ห้อง 717 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.63 1 Mi-A-7-18 A 7 ห้อง 718 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.64 1 Mi-A-7-19 A 7 ห้อง 719 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.65 1 Mi-A-7-20 A 7 ห้อง 720 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.66 1 Mi-A-7-21 A 7 ห้อง 721 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.67 1 Mi-A-7-22 A 7 ห้อง 722 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.68 1 Mi-A-7-23 A 7 ห้อง 723 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.69 1 Mi-A-7-24 A 7 ห้อง 724 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.70 1 Mi-A-7-25 A 7 ห้องอุ่นอาหาร Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.71 1 Mi-A-8-01 A 8 ห้อง 801 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.72 1 Mi-A-8-02 A 8 ห้อง 802 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.73 1 Mi-A-8-03 A 8 ห้อง 803 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.74 1 Mi-A-8-04 A 8 ห้อง 804 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.75 1 Mi-A-8-05 A 8 ห้อง 805 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.76 1 Mi-A-8-06 A 8 ห้อง 806 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.77 1 Mi-A-8-07 A 8 ห้อง 807 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.78 1 Mi-A-8-08 A 8 ห้อง 808 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.79 1 Mi-A-8-09 A 8 ห้อง 809 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.80 1 Mi-A-8-10 A 8 ห้อง 810 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.81 1 Mi-A-8-11 A 8 ห้อง 811 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.82 1 Mi-A-8-12 A 8 ห้อง 812 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.83 1 Mi-A-8-15 A 8 ห้อง 815 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.84 1 Mi-A-8-16 A 8 ห้อง 816 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.85 1 Mi-A-8-17 A 8 ห้อง 817 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.86 1 Mi-A-8-18 A 8 ห้อง 818 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.87 1 Mi-A-8-19 A 8 ห้อง 819 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.88 1 Mi-A-8-20 A 8 ห้อง 820 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.89 1 Mi-A-8-21 A 8 ห้อง 821 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.90 1 Mi-A-8-22 A 8 ห้อง 822 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.91 1 Mi-A-8-23 A 8 ห้อง 823 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.92 1 Mi-A-8-24 A 8 ห้อง 824 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.93 1 Mi-A-8-25 A 8 ห้องอุ่นอาหาร Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.94 1 Mi-A-9-01 A 9 ห้อง 901 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.95 1 Mi-A-9-02 A 9 ห้อง 902 Q Q Q Q
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BS MI  Microwave No.96 1 Mi-A-9-03 A 9 ห้อง 903 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.97 1 Mi-A-9-04 A 9 ห้อง 904 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.98 1 Mi-A-9-05 A 9 ห้อง 905 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.99 1 Mi-A-9-06 A 9 ห้อง 906 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.100 1 Mi-A-9-07 A 9 ห้อง 907 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.101 1 Mi-A-9-08 A 9 ห้อง 908 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.102 1 Mi-A-9-09 A 9 ห้อง 909 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.103 1 Mi-A-9-10 A 9 ห้อง 910 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.104 1 Mi-A-9-11 A 9 ห้อง 911 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.105 1 Mi-A-9-12 A 9 ห้อง 912 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.106 1 Mi-A-9-15 A 9 ห้อง 915 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.107 1 Mi-A-9-16 A 9 ห้อง 916 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.108 1 Mi-A-9-17 A 9 ห้อง 917 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.109 1 Mi-A-9-18 A 9 ห้อง 918 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.110 1 Mi-A-9-19 A 9 ห้อง 919 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.111 1 Mi-A-9-20 A 9 ห้อง 920 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.112 1 Mi-A-9-21 A 9 ห้อง 921 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.113 1 Mi-A-9-22 A 9 ห้อง 922 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.114 1 Mi-A-9-23 A 9 ห้อง 923 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.115 1 Mi-A-9-24 A 9 ห้อง 924 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.116 1 Mi-A-9-25 A 9 ห้องอุ่นอาหาร Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.117 1 Mi-A--10-01 A 10 ห้อง 1001 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.118 1 Mi-A--10-02 A 10 ห้อง 1002 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.119 1 Mi-A--10-03 A 10 ห้อง 1003 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.120 1 Mi-A--10-04 A 10 ห้อง 1004 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.121 1 Mi-A--10-05 A 10 ห้อง 1005 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.122 1 Mi-A--10-06 A 10 ห้อง 1006 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.123 1 Mi-A--10-07 A 10 ห้อง 1007 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.124 1 Mi-A--10-08 A 10 ห้อง 1008 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.125 1 Mi-A--10-09 A 10 ห้อง 1009 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.126 1 Mi-A--10-10 A 10 ห้อง 1010 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.127 1 Mi-A--10-11 A 10 ห้อง 1011 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.128 1 Mi-A--10-12 A 10 ห้อง 1012 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.129 1 Mi-A--10-15 A 10 ห้อง 1015 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.130 1 Mi-A--10-16 A 10 ห้อง 1016 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.131 1 Mi-A--10-17 A 10 ห้อง 1017 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.132 1 Mi-A--10-18 A 10 ห้อง 1018 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.133 1 Mi-A--10-19 A 10 ห้อง 1019 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.134 1 Mi-A--10-20 A 10 ห้อง 1020 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.135 1 Mi-A--10-21 A 10 ห้อง 1021 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.136 1 Mi-A--10-22 A 10 ห้อง 1022 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.137 1 Mi-A--10-23 A 10 ห้อง 1023 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.138 1 Mi-A--10-24 A 10 ห้อง 1024 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.139 1 Mi-A--10-25 A 10 ห้องอุ่นอาหาร Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.140 1 Mi-C-5-01 C 5 ห้อง 501 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.141 1 Mi-C-5-02 C 5 ห้อง 502 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.142 1 Mi-C-5-03 C 5 ห้อง 503 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.143 1 Mi-C-5-04 C 5 ห้อง 504 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.144 1 Mi-C-5-05 C 5 ห้อง 505 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.145 1 Mi-C-5-06 C 5 ห้อง 506 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.146 1 Mi-C-5-07 C 5 ห้อง 507 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.147 1 Mi-C-5-08 C 5 ห้อง 508 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.148 1 Mi-C-5-09 C 5 ห้อง 509 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.149 1 Mi-C-5-10 C 5 ห้อง 510 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.150 1 Mi-C-5-11 C 5 ห้อง 511 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.151 1 Mi-C-5-12 C 5 ห้อง 512 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.152 1 Mi-C-5-14 C 5 ห้อง 514 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.153 1 Mi-C-5-15 C 5 ห้อง 515 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.154 1 Mi-C-5-16 C 5 ห้อง 516 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.155 1 Mi-C-5-17 C 5 ห้อง 517 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.156 1 Mi-C-5-18 C 5 ห้อง 518 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.157 1 Mi-C-5-19 C 5 ห้อง 519 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.158 1 Mi-C-5-20 C 5 ห้องอุ่นอาหาร Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.159 1 Mi-C-6-01 C 6 ห้อง 601 Q Q Q Q
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BS MI  Microwave No.160 1 Mi-C-6-02 C 6 ห้อง 602 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.161 1 Mi-C-6-03 C 6 ห้อง 603 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.162 1 Mi-C-6-04 C 6 ห้อง 604 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.163 1 Mi-C-6-05 C 6 ห้อง 605 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.164 1 Mi-C-6-06 C 6 ห้อง 606 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.165 1 Mi-C-6-07 C 6 ห้อง 607 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.166 1 Mi-C-6-08 C 6 ห้อง 608 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.167 1 Mi-C-6-09 C 6 ห้อง 609 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.168 1 Mi-C-6-10 C 6 ห้อง 610 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.169 1 Mi-C-6-11 C 6 ห้อง 611 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.170 1 Mi-C-6-12 C 6 ห้อง 612 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.171 1 Mi-C-6-14 C 6 ห้อง 614 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.172 1 Mi-C-6-15 C 6 ห้อง 615 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.173 1 Mi-C-6-16 C 6 ห้อง 616 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.174 1 Mi-C-6-17 C 6 ห้อง 617 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.175 1 Mi-C-6-18 C 6 ห้อง 618 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.176 1 Mi-C-6-19 C 6 ห้อง 619 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.177 1 Mi-C-6-20 C 6 ห้องอุ่นอาหาร Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.178 1 Mi-C-8-01 C 8 ห้อง 801 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.179 1 Mi-C-8-02 C 8 ห้อง 802 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.180 1 Mi-C-8-03 C 8 ห้อง 803 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.181 1 Mi-C-8-04 C 8 ห้อง 804 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.182 1 Mi-C-8-05 C 8 ห้อง 805 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.183 1 Mi-C-8-06 C 8 ห้อง 806 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.184 1 Mi-C-8-07 C 8 ห้อง 807 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.185 1 Mi-C-8-08 C 8 ห้อง 808 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.186 1 Mi-C-8-09 C 8 ห้อง 809 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.187 1 Mi-C-8-10 C 8 ห้อง 810 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.188 1 Mi-C-8-11 C 8 ห้อง 811 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.189 1 Mi-C-8-12 C 8 ห้อง 812 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.190 1 Mi-C-8-13 C 8 ห้อง 813 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.191 1 Mi-C-8-14 C 8 ห้อง 814 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.192 1 Mi-C-8-15 C 8 ห้อง 815 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.193 1 Mi-C-8-16 C 8 ห้อง 816 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.194 1 Mi-C-8-17 C 8 ห้อง 817 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.195 1 Mi-C-8-18 C 8 ห้อง 818 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.196 1 Mi-C-8-19 C 8 ห้องอุ่นอาหาร Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.197 1 Mi-C-9-01 C 9 ห้อง 901 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.198 1 Mi-C-9-02 C 9 ห้อง 902 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.199 1 Mi-C-9-03 C 9 ห้อง 903 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.200 1 Mi-C-9-04 C 9 ห้อง 904 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.201 1 Mi-C-9-05 C 9 ห้อง 605 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.202 1 Mi-C-9-06 C 9 ห้อง 906 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.203 1 Mi-C-9-07 C 9 ห้อง 907 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.204 1 Mi-C-9-08 C 9 ห้อง 908 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.205 1 Mi-C-9-09 C 9 ห้อง 909 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.206 1 Mi-C-9-10 C 9 ห้อง 910 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.207 1 Mi-C-9-11 C 9 ห้อง 911 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.208 1 Mi-C-9-12 C 9 ห้อง 912 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.209 1 Mi-C-9-14 C 9 ห้อง 914 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.210 1 Mi-C-9-15 C 9 ห้อง 915 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.211 1 Mi-C-9-16 C 9 ห้อง 916 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.212 1 Mi-C-9-17 C 9 ห้อง 917 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.213 1 Mi-C-9-18 C 9 ห้อง 918 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.214 1 Mi-C-9-19 C 9 ห้อง 919 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.215 1 Mi-C-9-20 C 9 ห้องอุ่นอาหาร Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.216 1 Mi-C-10-01 C 10 ห้อง 1001 Q Q Q Q ADD
BS MI  Microwave No.217 1 Mi-C-10-02 C 10 ห้อง 1002 Q Q Q Q ADD
BS MI  Microwave No.218 1 Mi-C-10-03 C 10 ห้อง 1003 Q Q Q Q ADD
BS MI  Microwave No.219 1 Mi-C-10-04 C 10 ห้อง 1004 Q Q Q Q ADD
BS MI  Microwave No.220 1 Mi-C-10-05 C 10 ห้อง 1005 Q Q Q Q ADD
BS MI  Microwave No.221 1 Mi-C-10-06 C 10 ห้อง 1006 Q Q Q Q ADD
BS MI  Microwave No.222 1 Mi-C-10-07 C 10 ห้อง 1007 Q Q Q Q ADD
BS MI  Microwave No.223 1 Mi-C-10-08 C 10 ห้อง 1008 Q Q Q Q ADD
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BS MI  Microwave No.224 1 Mi-C-10-09 C 10 ห้อง 1009 Q Q Q Q ADD
BS MI  Microwave No.225 1 Mi-C-11-01 C 11 ห้องเบรคเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q ADD
BS MI  Microwave No.226 1 Mi-C-12-01 C 12 ห้อง 1201 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.227 1 Mi-C-12-02 C 12 ห้อง 1202 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.228 1 Mi-C-12-03 C 12 ห้อง 1203 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.229 1 Mi-C-12-04 C 12 ห้อง 1204 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.230 1 Mi-C-12-5 C 12 ห้อง 1205 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.231 1 Mi-C-12-06 C 12 ห้อง 1206 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.232 1 Mi-C-12-07 C 12 ห้อง 1207 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.233 1 Mi-C-12-08 C 12 ห้อง 1208 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.234 1 Mi-C-12-09 C 12 ห้อง 1209 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.235 1 Mi-C-12-010 C 12 ห้อง 1210 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.236 1 Mi-C-12-11 C 12 ห้อง 1211 Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.237 1 Mi-C-12-12 C 12 ส านกังาน Q Q Q Q
BS MI  Microwave No.238 1 Mi-C-12-14 C 12 ห้องอุ่นอาหาร Q Q Q Q
BS Electric Kettle( กาตม้น ้าร้อน) 237 H 69 65 103 69 65 103 69 65 103 69 65 103
BS EK Electric Kettle No.01 1 EK-A-5-01 A 5 ห้อง 501 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.02 1 EK-A-5-02 A 5 ห้อง 502 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.03 1 EK-A-5-03 A 5 ห้อง 503 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.04 1 EK-A-5-04 A 5 ห้อง 504 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.05 1 EK-A-5-05 A 5 ห้อง 505 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.06 1 EK-A-5-06 A 5 ห้อง 506 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.07 1 EK-A-5-07 A 5 ห้อง 507 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.08 1 EK-A-5-08 A 5 ห้อง 508 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.09 1 EK-A-5-09 A 5 ห้อง 509 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.10 1 EK-A-5-10 A 5 ห้อง 510 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.11 1 EK-A-5-11 A 5 ห้อง 511 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.12 1 EK-A-5-12 A 5 ห้อง 512 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.13 1 EK-A-5-15 A 5 ห้อง 515 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.14 1 EK-A-5-16 A 5 ห้อง 516 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.15 1 EK-A-5-17 A 5 ห้อง 517 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.16 1 EK-A-5-18 A 5 ห้อง 518 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.17 1 EK-A-5-19 A 5 ห้อง 519 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.18 1 EK-A-5-20 A 5 ห้อง 520 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.19 1 EK-A-5-21 A 5 ห้อง 521 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.20 1 EK-A-5-22 A 5 ห้อง 522 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.21 1 EK-A-5-23 A 5 ห้อง 523 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.22 1 EK-A-5-24 A 5 ห้อง 524 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.23 1 EK-A-5-25 A 5 ห้องอุ่นอาหาร Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.24 1 EK-A-6-01 A 6 ห้อง 601 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.25 1 EK-A-6-02 A 6 ห้อง 602 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.26 1 EK-A-6-03 A 6 ห้อง 603 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.27 1 EK-A-6-04 A 6 ห้อง 604 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.28 1 EK-A-6-05 A 6 ห้อง 605 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.29 1 EK-A-6-06 A 6 ห้อง 606 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.30 1 EK-A-6-07 A 6 ห้อง 607 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.31 1 EK-A-6-08 A 6 ห้อง 608 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.32 1 EK-A-6-09 A 6 ห้อง 609 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.33 1 EK-A-6-10 A 6 ห้อง 610 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.34 1 EK-A-6-11 A 6 ห้อง 611 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.35 1 EK-A-6-12 A 6 ห้อง 612 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.36 1 EK-A-6-15 A 6 ห้อง 615 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.37 1 EK-A-6-16 A 6 ห้อง 616 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.38 1 EK-A-6-17 A 6 ห้อง 617 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.39 1 EK-A-6-18 A 6 ห้อง 618 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.40 1 EK-A-6-19 A 6 ห้อง 619 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.41 1 EK-A-6-20 A 6 ห้อง 620 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.42 1 EK-A-6-21 A 6 ห้อง 621 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.43 1 EK-A-6-22 A 6 ห้อง 622 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.44 1 EK-A-6-23 A 6 ห้อง 623 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.45 1 EK-A-6-24 A 6 ห้อง 624 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.46 1 EK-A-6-25 A 6 ห้องอุ่นอาหาร Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.47 1 EK-A-7-01 A 7 ห้อง 701 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.48 1 EK-A-7-02 A 7 ห้อง 702 Q Q Q Q
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BS EK Electric Kettle No.49 1 EK-A-7-03 A 7 ห้อง 703 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.50 1 EK-A-7-04 A 7 ห้อง 704 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.51 1 EK-A-7-05 A 7 ห้อง 705 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.52 1 EK-A-7-06 A 7 ห้อง 706 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.53 1 EK-A-7-07 A 7 ห้อง 707 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.54 1 EK-A-7-08 A 7 ห้อง 708 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.55 1 EK-A-7-09 A 7 ห้อง 709 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.56 1 EK-A-7-10 A 7 ห้อง 710 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.57 1 EK-A-7-11 A 7 ห้อง 711 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.58 1 EK-A-7-12 A 7 ห้อง 712 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.59 1 EK-A-7-15 A 7 ห้อง 715 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.60 1 EK-A-7-16 A 7 ห้อง 716 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.61 1 EK-A-7-17 A 7 ห้อง 717 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.62 1 EK-A-7-18 A 7 ห้อง 718 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.63 1 EK-A-7-19 A 7 ห้อง 719 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.64 1 EK-A-7-20 A 7 ห้อง 720 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.65 1 EK-A-7-21 A 7 ห้อง 721 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.66 1 EK-A-7-22 A 7 ห้อง 722 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.67 1 EK-A-7-23 A 7 ห้อง 723 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.68 1 EK-A-7-24 A 7 ห้อง 724 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.69 1 EK-A-7-25 A 7 ห้องอุ่นอาหาร Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.70 1 EK-A-8-01 A 8 ห้อง 801 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.71 1 EK-A-8-02 A 8 ห้อง 802 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.72 1 EK-A-8-03 A 8 ห้อง 803 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.73 1 EK-A-8-04 A 8 ห้อง 804 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.74 1 EK-A-8-05 A 8 ห้อง 805 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.75 1 EK-A-8-06 A 8 ห้อง 806 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.76 1 EK-A-8-07 A 8 ห้อง 807 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.77 1 EK-A-8-08 A 8 ห้อง 808 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.78 1 EK-A-8-09 A 8 ห้อง 809 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.79 1 EK-A-8-10 A 8 ห้อง 810 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.80 1 EK-A-8-11 A 8 ห้อง 811 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.81 1 EK-A-8-12 A 8 ห้อง 812 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.82 1 EK-A-8-15 A 8 ห้อง 815 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.83 1 EK-A-8-16 A 8 ห้อง 816 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.84 1 EK-A-8-17 A 8 ห้อง 817 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.85 1 EK-A-8-18 A 8 ห้อง 818 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.86 1 EK-A-8-19 A 8 ห้อง 819 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.87 1 EK-A-8-20 A 8 ห้อง 820 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.88 1 EK-A-8-21 A 8 ห้อง 821 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.89 1 EK-A-8-22 A 8 ห้อง 822 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.90 1 EK-A-8-23 A 8 ห้อง 823 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.91 1 EK-A-8-24 A 8 ห้อง 824 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.92 1 EK-A-8-25 A 8 ห้องอุ่นอาหาร Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.93 1 EK-A-9-01 A 9 ห้อง 901 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.94 1 EK-A-9-02 A 9 ห้อง 902 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.95 1 EK-A-9-03 A 9 ห้อง 903 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.96 1 EK-A-9-04 A 9 ห้อง 904 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.97 1 EK-A-9-05 A 9 ห้อง 905 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.98 1 EK-A-9-06 A 9 ห้อง 906 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.99 1 EK-A-9-07 A 9 ห้อง 907 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.100 1 EK-A-9-08 A 9 ห้อง 908 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.101 1 EK-A-9-09 A 9 ห้อง 909 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.102 1 EK-A-9-10 A 9 ห้อง 910 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.103 1 EK-A-9-11 A 9 ห้อง 911 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.104 1 EK-A-9-12 A 9 ห้อง 912 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.105 1 EK-A-9-15 A 9 ห้อง 915 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.106 1 EK-A-9-16 A 9 ห้อง 916 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.107 1 EK-A-9-17 A 9 ห้อง 917 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.108 1 EK-A-9-18 A 9 ห้อง 918 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.109 1 EK-A-9-19 A 9 ห้อง 919 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.110 1 EK-A-9-20 A 9 ห้อง 920 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.111 1 EK-A-9-21 A 9 ห้อง 921 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.112 1 EK-A-9-22 A 9 ห้อง 922 Q Q Q Q
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BS EK Electric Kettle No.113 1 EK-A-9-23 A 9 ห้อง 923 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.114 1 EK-A-9-24 A 9 ห้อง 924 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.115 1 EK-A-9-25 A 9 ห้องอุ่นอาหาร Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.116 1 EK-A-10-01 A 10 ห้อง 1001 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.117 1 EK-A-10-02 A 10 ห้อง 1002 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.118 1 EK-A-10-03 A 10 ห้อง 1003 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.119 1 EK-A-10-04 A 10 ห้อง 1004 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.120 1 EK-A-10-05 A 10 ห้อง 1005 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.121 1 EK-A-10-06 A 10 ห้อง 1006 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.122 1 EK-A-10-07 A 10 ห้อง 1007 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.123 1 EK-A-10-08 A 10 ห้อง 1008 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.124 1 EK-A-10-09 A 10 ห้อง 1009 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.125 1 EK-A-10-10 A 10 ห้อง 1010 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.126 1 EK-A-10-11 A 10 ห้อง 1011 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.127 1 EK-A-10-12 A 10 ห้อง 1012 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.128 1 EK-A-10-15 A 10 ห้อง 1015 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.129 1 EK-A-10-16 A 10 ห้อง 1016 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.130 1 EK-A-10-17 A 10 ห้อง 1017 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.131 1 EK-A-10-18 A 10 ห้อง 1018 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.132 1 EK-A-10-19 A 10 ห้อง 1019 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.133 1 EK-A-10-20 A 10 ห้อง 1020 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.134 1 EK-A-10-21 A 10 ห้อง 1021 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.135 1 EK-A-10-22 A 10 ห้อง 1022 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.136 1 EK-A-10-23 A 10 ห้อง 1023 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.137 1 EK-A-10-24 A 10 ห้อง 1024 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.138 1 EK-A-10-25 A 10 ห้องอุ่นอาหาร Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.139 1 EK-C-5-01 C 5 ห้อง 501 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.140 1 EK-C-5-02 C 5 ห้อง 502 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.141 1 EK-C-5-03 C 5 ห้อง 503 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.142 1 EK-C-5-04 C 5 ห้อง 504 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.143 1 EK-C-5-05 C 5 ห้อง 505 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.144 1 EK-C-5-06 C 5 ห้อง 506 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.145 1 EK-C-5-07 C 5 ห้อง 507 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.146 1 EK-C-5-08 C 5 ห้อง 508 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.147 1 EK-C-5-09 C 5 ห้อง 509 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.148 1 EK-C-5-10 C 5 ห้อง 510 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.149 1 EK-C-5-11 C 5 ห้อง 511 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.150 1 EK-C-5-12 C 5 ห้อง 512 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.151 1 EK-C-5-14 C 5 ห้อง 514 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.152 1 EK-C-5-15 C 5 ห้อง 515 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.153 1 EK-C-5-16 C 5 ห้อง 516 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.154 1 EK-C-5-17 C 5 ห้อง 517 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.155 1 EK-C-5-18 C 5 ห้อง 518 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.156 1 EK-C-5-19 C 5 ห้องรับรองญาติ Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.157 1 EK-C-5-20 C 5 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.158 1 EK-C-6-01 C 6 ห้อง 601 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.159 1 EK-C-6-02 C 6 ห้อง 602 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.160 1 EK-C-6-03 C 6 ห้อง 603 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.161 1 EK-C-6-04 C 6 ห้อง 604 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.162 1 EK-C-6-05 C 6 ห้อง 605 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.163 1 EK-C-6-06 C 6 ห้อง 606 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.164 1 EK-C-6-07 C 6 ห้อง 607 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.165 1 EK-C-6-08 C 6 ห้อง 608 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.166 1 EK-C-6-09 C 6 ห้อง 609 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.167 1 EK-C-6-10 C 6 ห้อง 610 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.168 1 EK-C-6-11 C 6 ห้อง 611 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.169 1 EK-C-6-12 C 6 ห้อง 612 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.170 1 EK-C-6-14 C 6 ห้อง 614 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.171 1 EK-C-6-15 C 6 ห้อง 615 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.172 1 EK-C-6-16 C 6 ห้อง 616 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.173 1 EK-C-6-17 C 6 ห้อง 617 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.174 1 EK-C-6-18 C 6 ห้อง 618 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.175 1 EK-C-6-19 C 6 ห้อง 619 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.176 1 EK-C-6-20 C 6 ห้องเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q
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BS EK Electric Kettle No.177 1 EK-C-8-01 C 8 ห้อง 801 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.178 1 EK-C-8-02 C 8 ห้อง 802 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.179 1 EK-C-8-03 C 8 ห้อง 803 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.180 1 EK-C-8-04 C 8 ห้อง 804 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.181 1 EK-C-8-05 C 8 ห้อง 805 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.182 1 EK-C-8-06 C 8 ห้อง 806 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.183 1 EK-C-8-07 C 8 ห้อง 807 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.184 1 EK-C-8-08 C 8 ห้อง 808 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.185 1 EK-C-8-09 C 8 ห้อง 809 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.186 1 EK-C-8-10 C 8 ห้อง 810 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.187 1 EK-C-8-11 C 8 ห้อง 811 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.188 1 EK-C-8-12 C 8 ห้อง 812 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.189 1 EK-C-8-14 C 8 ห้อง 814 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.190 1 EK-C-8-15 C 8 ห้อง 815 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.191 1 EK-C-8-16 C 8 ห้อง 816 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.192 1 EK-C-8-17 C 8 ห้อง 817 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.193 1 EK-C-8-18 C 8 ห้อง 818 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.194 1 EK-C-8-19 C 8 ห้อง 819 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.195 1 EK-C-8-20 C 8 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.196 1 EK-C-9-01 C 9 ห้อง 901 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.197 1 EK-C-9-02 C 9 ห้อง 902 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.198 1 EK-C-9-03 C 9 ห้อง 903 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.199 1 EK-C-9-04 C 9 ห้อง 904 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.200 1 EK-C-9-05 C 9 ห้อง 605 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.201 1 EK-C-9-06 C 9 ห้อง 906 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.202 1 EK-C-9-07 C 9 ห้อง 907 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.203 1 EK-C-9-08 C 9 ห้อง 908 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.204 1 EK-C-9-09 C 9 ห้อง 909 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.205 1 EK-C-9-10 C 9 ห้อง 910 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.206 1 EK-C-9-11 C 9 ห้อง 911 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.207 1 EK-C-9-12 C 9 ห้อง 912 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.208 1 EK-C-9-14 C 9 ห้อง 914 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.209 1 EK-C-9-15 C 9 ห้อง 915 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.210 1 EK-C-9-16 C 9 ห้อง 916 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.211 1 EK-C-9-17 C 9 ห้อง 917 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.212 1 EK-C-9-18 C 9 ห้อง 918 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.213 1 EK-C-9-19 C 9 ห้อง 919 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.214 1 EK-C-9-20 C 9 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.215 1 EK-C-10-01 C 10 ห้อง 1001 Q Q Q Q ADD
BS EK Electric Kettle No.216 1 EK-C-10-02 C 10 ห้อง 1002 Q Q Q Q ADD
BS EK Electric Kettle No.217 1 EK-C-10-03 C 10 ห้อง 1003 Q Q Q Q ADD
BS EK Electric Kettle No.218 1 EK-C-10-04 C 10 ห้อง 1004 Q Q Q Q ADD
BS EK Electric Kettle No.219 1 EK-C-10-05 C 10 ห้อง 1005 Q Q Q Q ADD
BS EK Electric Kettle No.220 1 EK-C-10-06 C 10 ห้อง 1006 Q Q Q Q ADD
BS EK Electric Kettle No.221 1 EK-C-10-07 C 10 ห้อง 1007 Q Q Q Q ADD
BS EK Electric Kettle No.222 1 EK-C-10-08 C 10 ห้อง 1008 Q Q Q Q ADD
BS EK Electric Kettle No.223 1 EK-C-10-09 C 10 ห้อง 1009 Q Q Q Q ADD
BS EK Electric Kettle No.224 1 EK-C-12-01 C 12 ห้อง 1201 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.225 1 EK-C-12-02 C 12 ห้อง 1202 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.226 1 EK-C-12-03 C 12 ห้อง 1203 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.227 1 EK-C-12-04 C 12 ห้อง 1204 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.228 1 EK-C-12-05 C 12 ห้อง 1205 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.229 1 EK-C-12-06 C 12 ห้อง 1206 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.230 1 EK-C-12-07 C 12 ห้อง 1207 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.231 1 EK-C-12-08 C 12 ห้อง 1208 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.232 1 EK-C-12-09 C 12 ห้อง 1209 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.233 1 EK-C-12-10 C 12 ห้อง 1210 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.234 1 EK-C-12-11 C 12 ห้อง 1211 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.235 1 EK-C-12-12 C 12 ห้อง 1212 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.236 1 EK-C-12-13 C 12 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี 1 Q Q Q Q
BS EK Electric Kettle No.237 1 EK-C-12-14 C 12 ห้องพกัเจา้หนา้ท่ี 2 Q Q Q Q

5
SWAB SWAB SWAB BOX NO.01 1 SWAB-001 D 1 ตรงขา้ม 7-11 Q Q Q
SWAB SWAB SWAB BOX NO.02 1 SWAB-002 C 2 OPD MED Q Q Q
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SWAB SWAB SWAB BOX NO.03 1 SWAB-003 C 9 ห้อง 905 Q Q Q
SWAB SWAB SWAB BOX NO.04 1 SWAB-004 A 6 ห้อง 606 Q Q Q
SWAB SWAB SWAB BOX NO.05 1 SWAB-005 E 1 ARI Q Q Q
SWAB SWAB SWAB BOX NO.06 1 SWAB-006 - - คลีนิค ESSO แหลมฉบงั Q Q Q

8177
W = WEEKLY W 13 5 15 3 15 3 13 5 15 3 15 5

M = MONTHLY M 2468 2490 2403 2230 2075 2224 2468 2457 2485 2501 2470 2346

Q = QUATERLY Q 1085 868 973 1091 868 973 1085 874 973 1085 868 979

S =  SEMI FINAL S 17 0 0 8 9 120 17 0 0 8 9 116

Y = YEARLY Y 205 253 278 458 591 380 190 136 216 408 199 133

SC = Sub Contractor M/SC 20 4 20 48 20 4 20 48 20 4 20 48

Y/SC 0 11 0 0 0 2 0 0 0 0 15 0

Item / Month 3808 3631 3689 3838 3578 3706 3793 3520 3709 4009 3596 3627

Item / Day 123 130 119 128 115 124 122 114 124 129 120 117

 Item/Man-Power (6P) /D 20 22 20 21 19 21 20 19 21 22 20 20

Item/Man-Power/Hr. 15 16 15 16 14 15 15 14 15 16 15 15
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