
บทที่ 3
กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

บทที ่3 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคาร
กรุงเทพ แห่งที่ 2 (ระยะดำเนินการ) ได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ก-3 ทั้งนี้ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการได้มอบหมายให้ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์  
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-1 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-2 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พารามิเตอร์หรือตัวแปรตา่ง ๆ ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 4 จุด ได้แก ่     

- จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage 
Manhole Office CC/TC 

- จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage 
Manhole Canteen 

- บีโอดี 
- ของแข็งแขวนลอย 
- แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 

ทุกสัปดาห ์
(เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569) 

- โครงการได้ทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง 
ภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์ 

- โครงการได้มีการปิดปรับปรุงโรงอาหารตั้งแต่เดือน   
มีนาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 จึงไม่มีก ิจกรรมที่
ก่อให้เกิดน้ำเสียและไม่มีการระบายน้ำทิ้งจากระบบ
บำบัดน้ำเสีย ทำให้ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 

ภาคผนวก ค-1 

- จุดบ่อตรวจการระบายกอ่นออก
ภายนอกโครงการ Office CC/TC 

- จุดบ่อตรวจการระบายกอ่นออก
ภายนอกโครงการ Canteen 

- ความเป็นกรดและด่าง 
- บีโอดี 
- ของแข็งแขวนลอย 
- แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
- น้ำมันและไขมัน 
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 

2. ระบบบำบัดนำ้เสีย - บ่อเกรอะ - สูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ของอาคารศูนย์อบรม และอาคารศูนย์
คอมพิวเตอร ์

ทุก 43 วัน - โครงการได้ว่าจ้าง บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด 
(มหาชน) ดำเนินการสูบตะกอนออกจากระบบบำบัด
น้ำเสียของอาคารศูนย์อบรม อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
และโรงอาหาร โดยได้ดำเนินการเมื ่อ ว ันท ี ่  12 
มกราคม พ.ศ. 2568 หรือหากพบว่ามีปริมาณตะกอน
สะสมจำนวนมากจะดำเนินการสูบตะกอนทันที 

ภาคผนวก ข-7 

- บ่อย่อยสลาย - สูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ของอาคารสำนักงาน 1 

ทุก 40 วัน 

- สูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ของอาคารสำนักงาน 2 

ทุก 43 วัน 

- สูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ของอาคารพักอาศัย 

ทุก 60 วัน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-3 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พารามิเตอร์หรือตัวแปรตา่ง ๆ ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

3. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 

- จุดติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย
ภายในอาคาร 

- ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมจะใช้งาน รวมทั้งเปลี่ยน
หรือติดตั้งใหม่ หากพบว่ามีการชำรุด
หรือใช้งานไม่ได้ 

ทุก 6 เดือน - โครงการได้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายใน
อาคาร ประกอบด้วย อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์
ตรวจจับความร้อน ประตูหนีไฟ บันไดหนีไฟ เครื่อง
อัดอากาศไม่ให้ควันไหลเข้ามาในบันไดหนีไฟ ป้าย
เรืองแสงบอกทางหนีไฟ และลานหนีไฟทางอากาศ 
รวมทั้งมีการทดสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
ความถี่ทุก 3 เดือน 

ภาคผนวก ข-1 
รูปที่ 10 
รูปที่ 11 
รูปที่ 12

ภาคผนวก ข-6 
 

4. ระบบระบายน้ำ - บ่อดักตะกอนทุกบอ่ที่เชื่อมต่อกับ
ท่อระบายนำ้สาธารณะ 

- ทำความสะอาดบ่อดกัตะกอน  
(Man-hole) อยา่งสม่ำเสมอ 

ปีละ 1 คร้ัง หรือทุกครั้งที่พบวา่ 
มีตะกอนสะสมในปริมาณมาก 
อย่างใดอยา่งหนึ่งที่เร็วกว่า 

- โครงการได้ดำเนินการสูบตะกอน ปีละ 1 ครั้ง หรือ
หากพบปริมาณตะกอนสะสมจำนวนมาก 

ภาคผนวก ข-7 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-4 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

3.1  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากจุดก่อนเข้าระบบ และจุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ ดำเนินการ
ตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Office CC/TC, จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage 
Manhole Canteen, จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC และจุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอก
โครงการ Canteen แสดงดังรูปที่ 3-1 

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 โรงอาหาร (Canteen) ของโครงการอยู่ระหว่างการปิดปรับปรุง และไม่มีการใช้งาน
ส่งผลให้ไม่มีการเกิดน้ำเสียจากกิจกรรมภายในพื้นท่ีดังกล่าว จึงไม่สามารถดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดโรงอาหารได้ 
โดยภายหลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ โรงอาหารกลับมาเปิดใช้งานตามปกติ แต่ระบบบำบัดน้ำเสียยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเดินระบบ (Start-
up Phase) เพื่อปรับสภาวะการทำงานและสร้างเสถียรภาพของระบบบำบัด จึงไม่มีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากจุดบริเวณโรงอาหาร 

ดังนั้น ไม่มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งจากจุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Canteen และจุดบ่อ
ตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569  

  
จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Office CC/TC 

  
จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC 

รูปที่ 3-1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง 

 

3.1.1  วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

การตรวจวัดได้อ้างอิงให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 
พ.ศ. 2567 และค ู ่ม ือว ิ เคราะห ์น ้ำและน ้ำเส ีย (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) ที่  
American Public Health Association, American Water Work Association แ ล ะ  Water Environment Federation ข อ ง
สหรัฐอเมริการ่วมกันกำหนดไว้ โดยแสดงวิธีตรวจวิเคราะห์ดังตารางที่ 3-2 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-5 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-2 ดัชนีและวิธีวิเคราะหตั์วอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง 

ดัชนี วิธีตรวจวิเคราะห ์

1. ความเป็นกรดและด่าง Electrometric Method (at Site) SM: Part 4500-H+ B and 1060 B 

2. บีโอด ี Membrane Electrode Method (SM: Part 5210 B and Part 4500-O G) 

3. ของแข็งแขวนลอย Total Suspended Solids Dried from 103 to 105 °C (SM: Part 2540 D) 

4. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน Kjeldahl Method (SM: Part 4500-NH3 B and Part 4500-NH3 C) 

5. น้ำมันและไขมัน Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM: Part 5520 B) 

6. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: Part 9221 B, C and E) 
หมายเหตุ: SM: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. 

 

3.1.2  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

1) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดก่อนเข้า
ระบบที ่ Sewage Manhole Office CC/TC และจุดก่อนเข้าระบบที ่ Sewage Manhole Canteen โดยการติดตามตรวจสอบ
ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบปริมาณบีโอดี ของแข็งแขวนลอย และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 

ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียจุดก่อนเข้าระบบจะไม่นำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เนื่องจากน้ำท้ิงจุดดังกล่าว
ยังไม่ผ่านการบำบัด และไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ แสดงดังตารางที่ 3-3 และตารางที่ 3-4 

2) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดบ่อตรวจ
การระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC และจุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen โดย 
การติดตามตรวจสอบประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบปริมาณความเป็นกรดและด่าง บีโอดี ของแข็งแขวนลอย แอมโมเนีย-
ไนโตรเจน น้ำมันและไขมัน และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม รายละเอียดดังนี้ 

คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบาย 
น้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม  
พ.ศ. 2567 แสดงดังตารางที่ 3-5 ถึงตารางที่ 3-6 

อย่างไรก็ตาม ทางโครงการมีการควบคุมและปรับตั้งค่าการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมกับพฤติกรรม
การใช้น้ำของอาคารโดยรวม และดำเนินการติดตามผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบใหม้ี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามที่มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. กำหนดไว้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-6 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Office CC/TC  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

วันที่ติดตามตรวจสอบ 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Office CC/TC 
บีโอดี  ของแข็งแขวนลอย แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 

8 ม.ค. 69 164 121 56.9 
15 ม.ค. 69 140 106 34.9 
22 ม.ค. 69 174 121 64.5 
29 ม.ค. 69 151 101 65.0 
5 ก.พ. 69 112 108 70.9 
12 ก.พ. 69 63.0 55.4 34.9 
19 ก.พ. 69 176 281 64.1 
26 ก.พ. 69 143 157 61.5 
5 ม.ีค. 69 175 110 59.5 
12 มี.ค. 69 76.2 140 54.6 
19 มี.ค. 69 174 219 62.5 
26 มี.ค. 69 141 74.8 73.1 
2 เม.ย. 69 146 80.8 65.1 
9 เม.ย. 69 137 80.5 61.0 
16 เม.ย. 69 110 81.8 52.6 
23 เม.ย. 69 117 117 64.7 
30 เม.ย. 69 157 228 65.6 
7 พ.ค. 69 74.7 72.3 48.2 
14 พ.ค. 69 189 149 65.3 
21 พ.ค. 69 178 240 14.9 
28 พ.ค. 69 748 2,058 61.7 
4 มิ.ย. 69 146 167 56.9 
11 มิ.ย. 69 148 235 74.9 
18 มิ.ย. 69 288 547 59.4 
25 มิ.ย. 69 155 128 64.4 

ค่าต่ำสดุ-ค่าสูงสดุ 63.0-748 55.4-2,058 14.9-74.9 
หน่วย mg/L mg/L mg/L 

ผู้เก็บตัวอย่าง/ผู้บันทึก: นายณภัทร เตมยีบุตร, นายอชิตะ แสงจนัทร,์ นายสิทธิพล พร้อมพอชืน่บุญ, นายรณยุทธ ประทุมเขตต์, นายโชคชัย พุ่มไสว, นายพรรษวุฒิ โถวสกุล
   นายกฤษณพงษ์ นามทิพย์, นายวีรยุทธ โมกแก้ว, นายคณพล คิลานนท์, นายพีระพฒัน์ บัญญัติศิลป์, นายสุขสนัต์ บุญเลีย้ง 
ผู้วิเคราะห์:   นางสาวนภาพร ขึ้นนกขุ้ม 
ผู้ตรวจสอบ/ผู้ควบคุม: นางสาววิไลลกัษณ์ ศรีสขุ, นางปิยะพชัร์ สทุธมนัสวงษ ์
บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์: บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
เบอร์โทรศัพท์:   0 2763 2828 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-7 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Canteen  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

วันที่ติดตามตรวจสอบ 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Canteen 
บีโอดี  ของแข็งแขวนลอย แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 

8 ม.ค. 69 160 52.6 20.1 
15 ม.ค. 69 247 62.9 21.4 
22 ม.ค. 69 264 53.4 27.8 
29 ม.ค. 69 195 57.9 40.5 
5 ก.พ. 69 288 55.3 38.0 
12 ก.พ. 69 170 43.0 55.8 
19 ก.พ. 69 258 52.0 35.1 
26 ก.พ. 69 324 202 40.0 
5 มี.ค. 69 1/ 1/ 1/ 
12 มี.ค. 69 1/ 1/ 1/ 
19 มี.ค. 69 1/ 1/ 1/ 
26 มี.ค. 69 1/ 1/ 1/ 
2 เม.ย. 69 1/ 1/ 1/ 
9 เม.ย. 69 1/ 1/ 1/ 
16 เม.ย. 69 1/ 1/ 1/ 
23 เม.ย. 69 1/ 1/ 1/ 
30 เม.ย. 69 1/ 1/ 1/ 
7 พ.ค. 69 1/ 1/ 1/ 
14 พ.ค. 69 1/ 1/ 1/ 
21 พ.ค. 69 1/ 1/ 1/ 
28 พ.ค. 69 1/ 1/ 1/ 
4 มิ.ย. 69 1/ 1/ 1/ 
11 ม.ิย. 69 1/ 1/ 1/ 
18 ม.ิย. 69 1/ 1/ 1/ 
25 ม.ิย. 69 1/ 1/ 1/ 

ค่าต่ำสดุ-ค่าสูงสดุ 160-324 43.0-202 20.1-55.8 
หน่วย mg/L mg/L mg/L 

หมายเหตุ: 1/ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจากการปิดปรับปรุงพื้นที ่และไมม่ีการใช้งานส่งผลให้ไม่มีการเกิดน้ำเสยีจากกจิกรรมภายในพืน้ทีด่ังกล่าว 
ผู้เก็บตัวอย่าง/ผู้บันทึก: นายณภทัร เตมียบุตร, นายอชิตะ แสงจนัทร์, นายสทิธิพล พร้อมพอชืน่บุญ,นายกฤษณพงษ์ นามทิพย์, นายวีรยทุธ โมกแกว้,  
   นายพรีะพัฒน์ บัญญตัิศิลป์ 
ผู้วิเคราะห์:   นางสาวนภาพร ขึ้นนกขุ้ม 
ผู้ตรวจสอบ/ผู้ควบคุม: นางสาววิไลลกัษณ์ ศรีสขุ, นางปิยะพชัร์ สทุธมนัสวงษ ์
บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์: บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
เบอร์โทรศัพท์:   0 2763 2828 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-8 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-5 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

วันที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC 

ความเป็นกรด 
และด่าง 

บีโอดี  
ของแข็ง

แขวนลอย 
แอมโมเนีย-
ไนโตรเจน 

น้ำมันและไขมัน 
แบคทีเรยีกลุ่ม 

ฟีคอลโคลิฟอร์ม 
8 ม.ค. 69 8.2 (25.1°C) 2.2 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 490 
15 ม.ค. 69 8.2 (26.7°C) < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 790 
22 ม.ค. 69 8.0 (30.1°C) < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 490 
29 ม.ค. 69 7.8 (26.8°C) < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 1,300 
5 ก.พ. 69 7.4 (30.4°C) < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 130 
12 ก.พ. 69 7.9 (29.5°C) 12.8 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 > 160,000 
19 ก.พ. 69 6.7 (29.1°C) < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 3,300 
26 ก.พ. 69 7.5 (30.5°C) 2.2 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 24,000 
5 มี.ค. 69 8.3 (28.3°C) < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 3,300 
12 ม.ีค. 69 7.8 (28.0°C) 4.1 5.6 ตรวจไม่พบ < 3 92,000 
19 ม.ีค. 69 8.1 (29.9°C) 2.1 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 17,000 
26 ม.ีค. 69 6.9 (31.7°C) 7.0 5.3 ตรวจไม่พบ < 3 > 160,000 
2 เม.ย. 69 7.6 (32.8°C) 15.6 8.3 ตรวจไม่พบ < 3 > 160,000 
9 เม.ย. 69 7.8 (31.9°C) 18.8 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 160,000 
16 เม.ย. 69 7.7 (31.7°C) 7.4 6.3 < 5.0 < 3 > 160,000 
23 เม.ย. 69 7.3 (31.1°C) 73.6* 19.1 < 5.0 < 3 > 160,000 
30 เม.ย. 69 7.7 (31.6°C) 17.7 < 5.0 < 5.0 < 3 > 160,000 
7 พ.ค. 69 8.2 (32.1°C) 2.1 5.3 ตรวจไม่พบ < 3 23 
14 พ.ค. 69 8.1 (30.4°C) < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 3,300 
21 พ.ค. 69 8.7 (30.0°C) 2.8 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 160,000 
28 พ.ค. 69 7.7 (31.3°C) < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 2,200 
4 ม.ิย. 69 8.0 (30.5°C) < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 700 
11 มิ.ย. 69 7.6 (30.1°C) 2.2 < 5.0 < 5.0 < 3 240 
18 มิ.ย. 69 8.1 (30.3°C) < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 4,600 
25 มิ.ย. 69 8.4 (30.9°C) < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 790 

ค่าต่ำสดุ-ค่าสูงสดุ 6.7-8.7 < 2.0-73.6 < 5.0-19.1 ตรวจไม่พบ-< 5.0 < 3 23- > 160,000 
มาตรฐาน1/ 5.5-9.0 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 -2/ 

หน่วย - mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100 mL 
หมายเหตุ: 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรือ่ง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วนัที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก.) 
 2/ มาตรฐานไม่ได้กำหนดค่าเอาไว ้
 * มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
ผู้เก็บตัวอย่าง/ผู้บันทึก: นายณภัทร เตมียบุตร, นายอชิตะ แสงจันทร,์ นายสิทธิพล พร้อมพอชื่นบุญ, นายรณยุทธ ประทุมเขตต์, นายโชคชัย พุ่มไสว, นายพรรษวุฒิ โถวสกุล, 
   นายกฤษณพงษ์ นามทิพย,์ นายวรียทุธ โมกแก้ว, นายคณพล คิลานนท์, นายพีระพฒัน์ บัญญัติศิลป์, นายสุขสันต์ บญุเลีย้ง 
ผู้วิเคราะห์:   นางสาวนภาพร ขึ้นนกขุ้ม 
ผู้ตรวจสอบ/ผู้ควบคุม: นางสาววิไลลกัษณ์ ศรีสขุ, นางปิยะพชัร์ สทุธมนัสวงษ ์
บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์: บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
เบอร์โทรศัพท์:   0 2763 2828 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-9 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-6 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

วันที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen 

ความเป็นกรด 
และด่าง 

บีโอดี  
ของแข็ง

แขวนลอย 
แอมโมเนีย-
ไนโตรเจน 

น้ำมันและไขมัน 
แบคทีเรยีกลุ่ม 

ฟีคอลโคลิฟอร์ม 
8 ม.ค. 69 7.8 (29.8°C) 3.1 6.6 ตรวจไม่พบ < 3 13,000 
15 ม.ค. 69 8.0 (30.6°C) < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 28,000 
22 ม.ค. 69 7.6 (32.5°C) < 2.0 7.1 ตรวจไม่พบ < 3 3,300 
29 ม.ค. 69 7.6 (31.8°C) 2.3 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 54,000 
5 ก.พ. 69 7.6 (34.5°C) < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 4,900 
12 ก.พ. 69 7.5 (33.0°C) < 2.0 < 5.0 < 5.0 < 3 13,000 
19 ก.พ. 69 6.6 (33.1°C) < 2.0 6.6 ตรวจไม่พบ < 3 4,900 
26 ก.พ. 69 7.3 (33.7°C) 2.2 5.7 ตรวจไม่พบ < 3 7,900 
5 มี.ค. 69 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 
12 มี.ค. 69 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 
19 มี.ค. 69 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 
26 มี.ค. 69 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 
2 เม.ย. 69 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 
9 เม.ย. 69 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 
16 เม.ย. 69 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 
23 เม.ย. 69 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 
30 เม.ย. 69 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 
7 พ.ค. 69 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 
14 พ.ค. 69 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 
21 พ.ค. 69 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 
28 พ.ค. 69 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 
4 มิ.ย. 69 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 
11 มิ.ย. 69 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 
18 มิ.ย. 69 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 
25 มิ.ย. 69 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 

ค่าต่ำสดุ-ค่าสูงสดุ 6.6-8.0 < 2.0-3.1 < 5.0-7.1 ตรวจไม่พบ- < 5.0 < 3 3,300-54,000 
มาตรฐาน1/ 5.5-9.0 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 -2/ 

หน่วย - mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100 mL 
หมายเหตุ: 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรือ่ง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วนัที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก.) 
 2/ มาตรฐานไม่ได้กำหนดค่าเอาไว ้
 3/ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจากการปิดปรับปรุงพื้นที ่และไมม่ีการใช้งานส่งผลให้ไม่มีการเกิดน้ำเสยีจากกจิกรรมภายในพืน้ทีด่ังกล่าว 
ผู้เก็บตัวอย่าง/ผู้บันทึก: นายณภทัร เตมียบุตร, นายอชิตะ แสงจนัทร์, นายสทิธิพล พร้อมพอชืน่บุญ, นายกฤษณพงษ์ นามทิพย,์ นายวรียทุธ โมกแก้ว,  
   นายพรีะพัฒน์ บัญญตัิศิลป์ 
ผู้วิเคราะห์:   นางสาวนภาพร ขึ้นนกขุ้ม 
ผู้ตรวจสอบ/ผู้ควบคุม: นางสาววิไลลกัษณ์ ศรีสขุ, นางปิยะพชัร์ สทุธมนัสวงษ ์
บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์: บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 
เบอร์โทรศัพท์:   0 2763 2828 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-10 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

3.1.3  การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งที่ 2 ระหว่าง 
ปี 2566-2569 รายละเอียดดังนี้ 

1) เปรียบเทียบคุณภาพน้ำเสีย จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Office CC/TC 

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเสีย จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Office CC/TC พบว่า บีโอดี ของแข็ง
แขวนลอย และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คงที ่แสดงดังตารางที่ 3-7 

2) เปรียบเทียบคุณภาพน้ำเสีย จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Canteen 

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเสีย จุดก่อนเข้าระบบที ่ Sewage Manhole Canteen พบว่า บีโอดี ของแข็ง
แขวนลอย และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทีไ่ม่คงที ่แสดงดังตารางที่ 3-8 

แสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียดังรูปที่ 3-2 ถึงรูปที่ 3-4 

3) เปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้ง จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC 

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำท้ิง จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC พบว่า คุณภาพ
น้ำค่อนข้างเป็นกลาง บีโอดี และน้ำมันและไขมัน มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่คงที่ ขณะที่ของแข็งแขวนลอย แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่คงท่ี แสดงดังตารางที่ 3-9 

4) เปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้ง จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen 

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้ง จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen พบว่า คุณภาพน้ำ
ค่อนข้างเป็นกลาง บีโอดี แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และน้ำมันและไขมัน มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีคงที ่ขณะที่ของแข็งแขวนลอย และ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่คงท่ี แสดงดังตารางที่ 3-10  

แสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงดังรูปที่ 3-5 ถึงรูปที่ 3-8 

ทั้งนี้ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก. ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ  
บางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567  สำหรับแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มาตรฐานดังกล่าวไม่มีการกำหนดค่าไว้ 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-11 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-7 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Office CC/TC 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสยี จุดก่อนเขา้ระบบที่ Sewage Manhole Office CC/TC 

วันที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

BOD TSS NH3-N 
วันที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

BOD TSS NH3-N 

4 ม.ค. 66 109 77.8 53.7 6 ก.ค. 66 102 58.9 64.0 

12 ม.ค. 66 92.4 51.2 46.8 13 ก.ค. 66 84.3 44.3 61.5 

19 ม.ค. 66 96.6 29.0 52.1 20 ก.ค. 66 140 47.1 61.5 

26 ม.ค. 66 99.3 48.1 58.5 27 ก.ค. 66 137 73.7 65.4 

2 ก.พ. 66 99.9 44.9 52.3 2 ส.ค. 66 101 61.6 53.0 

9 ก.พ. 66 87.6 50.4 51.9 9 ส.ค. 66 79.2 40.1 63.4 

16 ก.พ. 66 89.4 38.9 48.8 17 ส.ค. 66 97.4 65.2 63.1 

23 ก.พ. 66 143 49.1 53.0 24 ส.ค. 66 89.6 51.4 66.9 

2 มี.ค. 66 116 46.8 53.6 30 ส.ค. 66 78.2 61.6 64.0 

9 มี.ค. 66 55.0 51.4 49.4 6 ก.ย. 66 98.2 37.5 54.8 

15 มี.ค. 66 114 77.7 48.6 14 ก.ย. 66 94.4 36.9 67.4 

23 มี.ค. 66 395 487 35.8 20 ก.ย. 66 100 44.0 62.8 

30 มี.ค. 66 191 146 49.6 28 ก.ย. 66 130 70.4 74.1 

5 เม.ย. 66 409 429 56.2 2 ต.ค. 66 115 46.1 61.8 

11 เม.ย. 66 120 208 42.7 9 ต.ค. 66 113 54.1 64.6 

20 เม.ย. 66 221 462 45.2 17 ต.ค. 66 106 60.6 66.5 

27 เม.ย. 66 146 87.2 49.8 26 ต.ค. 66 148 50.9 64.5 

3 พ.ค. 66 101 62.5 57.6 1 พ.ย. 66 108 46.2 74.7 

10 พ.ค. 66 130 73.7 41.1 9 พ.ย. 66 99.0 47.8 73.5 

18 พ.ค. 66 161 143 53.5 15 พ.ย. 66 98.4 43.1 73.7 

25 พ.ค. 66 190 1,261 58.5 22 พ.ย. 66 112 48.3 76.9 

1 มิ.ย. 66 163 116 48.2 29 พ.ย. 66 79.2 68.1 47.7 

7 มิ.ย. 66 95.7 37.3 60.4 4 ธ.ค. 66 47.1 58.9 90.6 

15 มิ.ย. 66 98.2 28.1 62.9 14 ธ.ค. 66 106 110 44.8 

22 มิ.ย. 66 107 43.8 65.7 21 ธ.ค. 66 44.6 281 35.3 

28 มิ.ย. 66 108 47.4 59.2 26 ธ.ค. 66 61.4 62.3 68.4 

ม.ค.-มิ.ย. 66 55.0-409 28.1-1,261 35.8-65.7 ก.ค.-ธ.ค. 66 44.6-148 36.9-281 35.3-90.6 

หน่วย mg/L mg/L mg/L หน่วย mg/L mg/L mg/L 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-12 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-7 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Office CC/TC 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ) 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสยี จุดก่อนเขา้ระบบที่ Sewage Manhole Office CC/TC 

วันที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

BOD TSS NH3-N 
วันที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

BOD TSS NH3-N 

4 ม.ค. 67 110 42.5 67.1 4 ก.ค. 67 130 73.2 77.6 

11 ม.ค. 67 108 44.2 70.2 11 ก.ค. 67 113 53.9 85.7 

18 ม.ค. 67 133 69.8 61.0 18 ก.ค. 67 84.6 126 66.5 

25 ม.ค. 67 86.4 71.4 64.5 25 ก.ค. 67 206 104 53.8 

1 ก.พ. 67 97.7 99.3 55.3 1 ส.ค. 67 118 76.8 61.3 

8 ก.พ. 67 208 140 55.1 8 ส.ค. 67 55.5 77.2 52.7 

15 ก.พ. 67 194 130 54.8 15 ส.ค. 67 30.0 43.1 60.9 

22 ก.พ. 67 112 80.1 40.7 22 ส.ค. 67 27.0 53.6 42.6 

29 ก.พ. 67 144 98.3 82.6 29 ส.ค. 67 266 536 77.5 

7 มี.ค. 67 136 102 71.6 5 ก.ย. 67 96.2 66.2 57.1 

14 มี.ค. 67 111 99.4 54.1 12 ก.ย. 67 146 82.5 60.3 

21 มี.ค. 67 145 55.3 72.3 19 ก.ย. 67 192 94.0 93.1 

28 มี.ค. 67 148 105 57.1 26 ก.ย. 67 106 97.6 39.1 

4 เม.ย. 67 12.0 97.0 49.2 3 ต.ค. 67 250 225 76.1 

11 เม.ย. 67 84.3 88.5 52.0 10 ต.ค. 67 184 90.9 58.0 

18 เม.ย. 67 185 112 44.9 17 ต.ค. 67 145 138 62.4 

25 เม.ย. 67 128 89.9 50.1 24 ต.ค. 67 183 56.5 81.1 

2 พ.ค. 67 138 83.0 60.9 31 ต.ค. 67 149 81.8 63.3 

9 พ.ค. 67 108 136 43.5 7 พ.ย. 67 171 142 81.6 

16 พ.ค. 67 111 63.8 50.2 14 พ.ย. 67 177 61.2 85.7 

23 พ.ค. 67 126 120 53.8 21 พ.ย. 67 130 65.5 75.3 

30 พ.ค. 67 121 42.3 75.1 28 พ.ย. 67 163 67.6 83.7 

6 มิ.ย. 67 108 44.9 85.4 6 ธ.ค. 67 200 80.7 87.8 

13 มิ.ย. 67 133 60.9 76.8 12 ธ.ค. 67 128 93.8 40.5 

20 มิ.ย. 67 121 62.0 88.4 18 ธ.ค. 67 148 35.2 71.4 

27 มิ.ย. 67 144 95.8 66.7 26 ธ.ค. 67 185 312 74.7 

ม.ค.-มิ.ย. 67 12.0-208 42.3-140 40.7-88.4 ก.ค.-ธ.ค. 67 27.0-266 35.2-536 39.1-93.1 

หน่วย mg/L mg/L mg/L หน่วย mg/L mg/L mg/L 

 

  

  

  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-13 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-7 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Office CC/TC 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ) 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสยี จุดก่อนเขา้ระบบที่ Sewage Manhole Office CC/TC 

วันที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

BOD TSS NH3-N 
วันที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

BOD TSS NH3-N 

3 ม.ค. 68 147 80.0 80.1 3 ก.ค. 68 139 98.2 61.1 

9 ม.ค. 68 237 115 83.7 9 ก.ค. 68 97.0 113 30.5 

16 ม.ค. 68 152 58.2 56.8 17 ก.ค. 68 139 88.5 59.7 

23 ม.ค. 68 287 134 52.5 24 ก.ค. 68 211 126 50.5 

30 ม.ค. 68 198 87.7 58.4 31 ก.ค. 68 159 119 58.8 

6 ก.พ. 68 162 77.8 60.0 7 ส.ค. 68 138 122 69.7 

13 ก.พ. 68 60.0 79.0 52.1 14 ส.ค. 68 124 128 57.7 

20 ก.พ. 68 101 53.1 43.5 21 ส.ค. 68 172 172 64.0 

27 ก.พ. 68 156 88.2 68.4 28 ส.ค. 68 146 89.4 60.5 

6 มี.ค. 68 152 144 65.8 4 ก.ย. 68 142 114 76.6 

13 มี.ค. 68 165 113 60.0 11 ก.ย. 68 145 156 58.9 

20 มี.ค. 68 154 91.7 64.5 18 ก.ย. 68 208 144 66.6 

27 มี.ค. 68 80.7 82.4 48.0 25 ก.ย. 68 155 114 63.9 

2 เม.ย. 68 186 296 69.2 2 ต.ค. 68 179 130 74.1 

10 เม.ย. 68 บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 9 ต.ค. 68 149 110 63.4 

18 เม.ย. 68 95.2 73.5 53.2 16 ต.ค. 68 194 297 65.5 

24 เม.ย. 68 159 65.2 64.3 22 ต.ค. 68 170 105 69.2 

2 พ.ค. 68 198 125 84.9 30 ต.ค. 68 161 285 60.2 

8 พ.ค. 68 249 141 45.7 6 พ.ย. 68 156 159 66.9 

15 พ.ค. 68 190 117 61.2 13 พ.ย. 68 176 150 58.5 

22 พ.ค. 68 251 171 37.6 20 พ.ย. 68 135 67.1 62.7 

29 พ.ค. 68 191 185 57.8 27 พ.ย. 68 188 150 64.1 

5 มิ.ย. 68 144 131 55.4 4 ธ.ค. 68 154 153 65.2 

12 มิ.ย. 68 96.6 134 49.5 11 ธ.ค. 68 129 68.5 63.8 

19 มิ.ย. 68 229 234 67.4 18 ธ.ค. 68 152 97.7 63.8 

26 มิ.ย. 68 150 108 63.8 25 ธ.ค. 68 163 126 64.5 

ม.ค.-มิ.ย. 68 60.0-287 53.1-296 37.6-84.9 ก.ค.-ธ.ค. 68 97.0-211 67.1-297 30.5-76.6 

หน่วย mg/L mg/L mg/L หน่วย mg/L mg/L mg/L 

 

  

  

  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-14 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-7 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Office CC/TC 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ) 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสยี จุดก่อนเขา้ระบบที่ Sewage Manhole Office CC/TC 

วันที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

BOD TSS NH3-N 
วันที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

BOD TSS NH3-N 

8 ม.ค. 69 164 121 56.9     

15 ม.ค. 69 140 106 34.9     

22 ม.ค. 69 174 121 64.5     

29 ม.ค. 69 151 101 65.0     

5 ก.พ. 69 112 108 70.9     

12 ก.พ. 69 63.0 55.4 34.9     

19 ก.พ. 69 176 281 64.1     

26 ก.พ. 69 143 157 61.5     

5 มี.ค. 69 175 110 59.5     

12 มี.ค. 69 76.2 140 54.6     

19 มี.ค. 69 174 219 62.5     

26 มี.ค. 69 141 74.8 73.1     

2 เม.ย. 69 146 80.8 65.1     

9 เม.ย. 69 137 80.5 61.0     

16 เม.ย. 69 110 81.8 52.6     

23 เม.ย. 69 117 117 64.7     

30 เม.ย. 69 157 228 65.6     

7 พ.ค. 69 74.7 72.3 48.2     

14 พ.ค. 69 189 149 65.3     

21 พ.ค. 69 178 240 14.9     

28 พ.ค. 69 748 2058 61.7     

4 มิ.ย. 69 146 167 56.9     

11 ม.ิย. 69 148 235 74.9     

18 ม.ิย. 69 288 547 59.4     

25 ม.ิย. 69 155 128 64.4     

ม.ค.-มิ.ย. 69 63.0-784 55.4-2,058 14.9-74.9     

หน่วย mg/L mg/L mg/L     

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-15 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-8 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Canteen  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสยี จุดก่อนเขา้ระบบที่ Sewage Manhole Canteen 

วันที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

BOD TSS NH3-N 
วันที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

BOD TSS NH3-N 

4 ม.ค. 66 67.5 33.7 26.9 6 ก.ค. 66 248 330 16.3 

12 ม.ค. 66 304 74.6 24.4 13 ก.ค. 66 208 156 17.1 

19 ม.ค. 66 380 59.8 31.4 20 ก.ค. 66 392 184 28.4 

26 ม.ค. 66 359 124 31.1 27 ก.ค. 66 320 86.6 23.0 

2 ก.พ. 66 383 85.0 26.0 2 ส.ค. 66 239 134 27.3 

9 ก.พ. 66 336 87.6 27.2 9 ส.ค. 66 394 135 26.3 

16 ก.พ. 66 56.2 46.3 11.4 17 ส.ค. 66 345 116 26.8 

23 ก.พ. 66 437 109 25.4 24 ส.ค. 66 137 61.3 24.4 

2 มี.ค. 66 308 95.1 28.8 30 ส.ค. 66 297 95.8 26.8 

9 มี.ค. 66 398 114 22.8 6 ก.ย. 66 376 129 23.1 

15 มี.ค. 66 328 123 19.7 14 ก.ย. 66 314 61.6 23.9 

23 มี.ค. 66 401 108 23.3 20 ก.ย. 66 337 91.1 22.3 

30 มี.ค. 66 385 95.0 31.9 28 ก.ย. 66 91.5 36.5 6.5 

5 เม.ย. 66 401 102 31.6 2 ต.ค. 66 155 47.1 15.9 

11 เม.ย. 66 207 86.0 41.6 9 ต.ค. 66 140 46.6 19.0 

20 เม.ย. 66 342 102 35.0 17 ต.ค. 66 128 54.1 8.1 

27 เม.ย. 66 182 79.0 26.2 26 ต.ค. 66 699 147 21.8 

3 พ.ค. 66 167 72.8 24.2 1 พ.ย. 66 319 117 22.9 

10 พ.ค. 66 310 140 29.4 9 พ.ย. 66 71.1 71.4 5.2 

18 พ.ค. 66 392 77.1 28.6 15 พ.ย. 66 299 137 22.5 

25 พ.ค. 66 140 78.1 32.0 22 พ.ย. 66 401 94.4 29.3 

1 มิ.ย. 66 301 121 27.7 29 พ.ย. 66 202 84.9 19.6 

7 มิ.ย. 66 264 79.1 30.9 4 ธ.ค. 66 65.4 42.7 25.9 

15 มิ.ย. 66 284 169 27.8 14 ธ.ค. 66 199 104 19.5 

22 มิ.ย. 66 33.0 21.9 8.5 21 ธ.ค. 66 182 120 20.1 

28 มิ.ย. 66 320 200 24.1 26 ธ.ค. 66 142 60.8 49.5 

ม.ค.-มิ.ย. 66 33.0-437 21.9-200 8.5-41.6 ก.ค.-ธ.ค. 66 65.4-699 36.5-330 5.2-49.5 

หน่วย mg/L mg/L mg/L หน่วย mg/L mg/L mg/L 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-16 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-8 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Canteen  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ) 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสยี จุดก่อนเขา้ระบบที่ Sewage Manhole Canteen 

วันที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

BOD TSS NH3-N 
วันที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

BOD TSS NH3-N 

4 ม.ค. 67 313 73.0 28.6 4 ก.ค. 67 117 60.6 14.8 

11 ม.ค. 67 424 97.5 12.3 11 ก.ค. 67 248 67.4 25.3 

18 ม.ค. 67 288 83.0 31.7 18 ก.ค. 67 382 278 24.4 

25 ม.ค. 67 373 105 27.9 25 ก.ค. 67 216 78.6 19.1 

1 ก.พ. 67 360 108 29.7 1 ส.ค. 67 170 44.5 14.3 

8 ก.พ. 67 424 125 27.2 8 ส.ค. 67 203 70.7 < LOQ1/ 

15 ก.พ. 67 770 86.6 29.7 15 ส.ค. 67 156 61.9 14.3 

22 ก.พ. 67 277 67.9 24.0 22 ส.ค. 67 170 40.7 16.0 

29 ก.พ. 67 416 79.6 25.2 29 ส.ค. 67 78.0 38.6 < LOQ1/ 

7 มี.ค. 67 265 135 22.2 5 ก.ย. 67 299 57.9 15.7 

14 มี.ค. 67 285 122 23.2 12 ก.ย. 67 102 62.6 8.3 

21 มี.ค. 67 250 85.2 20.2 19 ก.ย. 67 72.4 46.7 6.2 

28 มี.ค. 67 388 130 21.7 26 ก.ย. 67 76.4 35.5 7.2 

4 เม.ย. 67 383 270 25.4 3 ต.ค. 67 62.0 59.8 5.7 

11 เม.ย. 67 403 371 36.0 10 ต.ค. 67 231 57.9 13.7 

18 เม.ย. 67 327 209 34.1 17 ต.ค. 67 199 34.9 13.4 

25 เม.ย. 67 263 75.2 27.6 24 ต.ค. 67 50.0 22.9 5.4 

2 พ.ค. 67 390 160 30.8 31 ต.ค. 67 60.2 40.6 7.0 

9 พ.ค. 67 144 44.2 33.6 7 พ.ย. 67 232 77.2 19.0 

16 พ.ค. 67 294 76.2 18.9 14 พ.ย. 67 250 116 28.0 

23 พ.ค. 67 34.4 29.5 < LOQ1/ 21 พ.ย. 67 159 35.8 19.4 

30 พ.ค. 67 87.9 18.7 9.2 28 พ.ย. 67 294 66.7 27.3 

6 มิ.ย. 67 152 33.2 12.4 6 ธ.ค. 67 204 36.5 26.0 

13 มิ.ย. 67 220 45.9 15.7 12 ธ.ค. 67 247 101 30.8 

20 มิ.ย. 67 265 57.7 15.1 18 ธ.ค. 67 320 226 29.1 

27 มิ.ย. 67 158 94.0 17.1 26 ธ.ค. 67 266 33.2 44.3 

ม.ค.-มิ.ย. 67 34.4-770 18.7-371 < LOQ-36.0 ก.ค.-ธ.ค. 67 50.0-382 22.9-278 < LOQ-44.3 

หน่วย mg/L mg/L mg/L หน่วย mg/L mg/L mg/L 
หมายเหตุ: 1/ < LOQ: < Limit of Quantitation (แอมโมเนยี-ไนโตรเจนมีค่า ≥ 1.5 และ < 5.0 มิลลิกรมัต่อลิตร 

 

  

  

  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-17 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-8 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Canteen  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ) 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสยี จุดก่อนเขา้ระบบที่ Sewage Manhole Canteen 

วันที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

BOD TSS NH3-N 
วันที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

BOD TSS NH3-N 

3 ม.ค. 68 300 99.4 37.6 3 ก.ค. 68 146 39.8 13.0 

9 ม.ค. 68 319 51.7 42.8 9 ก.ค. 68 122 72.1 18.0 

16 ม.ค. 68 396 89.6 42.0 17 ก.ค. 68 92.4 39.9 8.7 

23 ม.ค. 68 221 84.0 18.1 24 ก.ค. 68 184 56.5 18.7 

30 ม.ค. 68 138 144 23.9 31 ก.ค. 68 201 58.7 48.4 

6 ก.พ. 68 193 54.0 21.5 7 ส.ค. 68 241 105 17.3 

13 ก.พ. 68 166 145 25.0 14 ส.ค. 68 159 51.2 25.3 

20 ก.พ. 68 188 161 51.1 21 ส.ค. 68 184 50.4 20.7 

27 ก.พ. 68 190 83.8 20.2 28 ส.ค. 68 155 42.0 18.0 

6 มี.ค. 68 240 128 19.4 4 ก.ย. 68 184 51.3 16.7 

13 มี.ค. 68 275 423 26.0 11 ก.ย. 68 115 34.0 12.5 

20 มี.ค. 68 356 177 24.7 18 ก.ย. 68 79.8 33.5 8.3 

27 มี.ค. 68 288 324 17.3 25 ก.ย. 68 184 49.8 12.5 

2 เม.ย. 68 142 319 9.0 2 ต.ค. 68 176 43.4 12.9 

10 เม.ย. 68 บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 9 ต.ค. 68 83.1 35.4 10.6 

18 เม.ย. 68 66.9 81.9 7.1 16 ต.ค. 68 50.2 23.6 8.7 

24 เม.ย. 68 98.7 78.6 9.5 22 ต.ค. 68 15.2 5.3 11.3 

2 พ.ค. 68 60.0 34.2 13.1 30 ต.ค. 68 197 84.9 7.5 

8 พ.ค. 68 102 75.2 7.3 6 พ.ย. 68 63.2 32.6 < 5.0 

15 พ.ค. 68 84.6 24.5 8.1 13 พ.ย. 68 57.0 67.0 < 5.0 

22 พ.ค. 68 99.3 51.9 10.4 20 พ.ย. 68 201 40.5 10.0 

29 พ.ค. 68 69.0 29.6 7.6 27 พ.ย. 68 114 41.3 12.3 

5 มิ.ย. 68 188 38.7 20.2 4 ธ.ค. 68 257 63.0 42.6 

12 มิ.ย. 68 135 92.2 20.8 11 ธ.ค. 68 11.6 30.3 37.9 

19 มิ.ย. 68 295 83.9 21.4 18 ธ.ค. 68 342 56.3 32.5 

26 มิ.ย. 68 386 90.8 10.4 25 ธ.ค. 68 271 67.2 38.1 

ม.ค.-มิ.ย. 68 60.0-396 24.5-423 7.1-51.1 ก.ค.-ธ.ค. 68 11.6-342 5.3-105 7.5-48.4 

หน่วย mg/L mg/L mg/L หน่วย mg/L mg/L mg/L 

 

  

  

  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-18 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-8 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Canteen  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ) 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสยี จุดก่อนเขา้ระบบที่ Sewage Manhole Canteen 

วันที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

BOD TSS NH3-N 
วันที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

BOD TSS NH3-N 

8 ม.ค. 69 160 52.6 20.1     

15 ม.ค. 69 247 62.9 21.4     

22 ม.ค. 69 264 53.4 27.8     

29 ม.ค. 69 195 57.9 40.5     

5 ก.พ. 69 288 55.3 38.0     

12 ก.พ. 69 170 43.0 55.8     

19 ก.พ. 69 258 52.0 35.1     

26 ก.พ. 69 324 202 40.0     

5 มี.ค. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่     

12 มี.ค. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่     

19 มี.ค. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่     

26 มี.ค. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่     

2 เม.ย. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่     

9 เม.ย. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่     

16 เม.ย. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่     

23 เม.ย. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่     

30 เม.ย. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่     

7 พ.ค. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่     

14 พ.ค. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่     

21 พ.ค. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่     

28 พ.ค. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่     

4 มิ.ย. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่     

11 ม.ิย. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่     

18 ม.ิย. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่     

25 ม.ิย. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่     

ม.ค.-มิ.ย. 69 160-324 43.0-202 20.1-55.8     

หน่วย mg/L mg/L mg/L     

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-19 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

 
รูปที่ 3-2 ผลการติดตามตรวจสอบบีโอดีในน้ำเสีย ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 
รูปที่ 3-3 ผลการติดตามตรวจสอบของแขง็แขวนลอยในน้ำเสีย ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 
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จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Office CC/TC จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Canteen
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จุดก่อนเข้าระบบท่ี Sewage Manhole Office CC/TC จุดก่อนเข้าระบบท่ี Sewage Manhole Canteen



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-20 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

 

รูปที่ 3-4 ผลการติดตามตรวจสอบแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ำเสีย ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 
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จุดก่อนเข้าระบบท่ี Sewage Manhole Office CC/TC จุดก่อนเข้าระบบท่ี Sewage Manhole Canteen



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-21 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-9 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จดุบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC 
วันท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

pH BOD TSS NH3-N 
Oil and 
Grease 

FCB 
วันท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

pH BOD TSS NH3-N 
Oil and 
Grease 

FCB 

4 ม.ค. 66 8.0 3.1 15.5 < 1.5 < 3 3,300 6 ก.ค. 66 7.7 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 2,400 

12 ม.ค. 66 7.6 3.1 6.9 < 1.5 < 3 54,000 13 ก.ค. 66 7.5 6.9 13.5 < LOQ3/ < 3 24,000 

19 ม.ค. 66 7.3 7.4 17.0 4.5 < 3 92,000 20 ก.ค. 66 7.6 7.4 < 5.0 < LOQ3/ < 3 160,000 

26 ม.ค. 66 7.2 21.4* 12.8 4.8 < 3 54,000 27 ก.ค. 66 7.7 4.3 < 5.0 7.2 < 3 1,100 

2 ก.พ. 66 7.6 10.4 57.5* < 1.5 < 3 > 160,000 2 ส.ค. 66 8.1 5.8 < 5.0 < 1.5 < 3 7,900 

9 ก.พ. 66 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ 9 ส.ค. 66 7.4 3.6 6.8 < LOQ3/ < 3 7,900 

16 ก.พ. 66 7.9 4.6 < 5.0 < 1.5 < 3 7,900 17 ส.ค. 66 7.8 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 1,700 

23 ก.พ. 66 7.6 7.2 20.9 2.6 < 3 28,000 24 ส.ค. 66 7.8 2.6 11.2 12.4 < 3 92,000 

2 มี.ค. 66 7.6 6.3 15.1 4.5 < 3 92,000 30 ส.ค. 66 7.8 18.5 8.5 11.5 < 3 24,000 

9 มี.ค. 66 7.2 5.2 19.1 2.0 < 3 92,000 6 ก.ย. 66 7.3 6.8 < 5.0 7.1 < 3 35,000 

15 มี.ค. 66 7.9 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 2,200 14 ก.ย. 66 7.3 4.4 11.2 7.9 < 3 17,000 

23 มี.ค. 66 7.7 28.6* 21.7 12.3 < 3 > 160,000 20 ก.ย. 66 7.5 < 2.0 7.8 < 1.5 < 3 1,300 

30 มี.ค. 66 7.7 13.6 7.4 4.5 < 3 13,000 28 ก.ย. 66 7.9 3.3 < 5.0 < 1.5 < 3 13,000 

5 เม.ย. 66 7.5 27.4* 33.8* 20.4 < 3 > 160,000 2 ต.ค. 66 7.7 2.6 38.2* < 1.5 < 3 7,900 

11 เม.ย. 66 7.8 4.1 < 5.0 3.9 < 3 > 160,000 9 ต.ค. 66 8.3 2.1 16.0 < 1.5 < 3 1,700 

20 เม.ย. 66 7.7 2.3 < 5.0 < 1.5 < 3 11,000 17 ต.ค. 66 7.1 84.6* 28.6 28.3 < 3 > 160,000 

27 เม.ย. 66 7.5 7.4 9.6 21.2 < 3 > 160,000 26 ต.ค. 66 7.2 109* 22.0 15.6 < 3 54,000 

3 พ.ค. 66 7.8 6.0 8.1 26.3 < 3 > 160,000 1 พ.ย. 66 7.4 4.7 19.6 12.2 < 3 4,600 

10 พ.ค. 66 7.3 12.7 20.9 28.6 < 3 > 160,000 9 พ.ย. 66 7.4 10.0 16.4 11.7 < 3 35,000 

18 พ.ค. 66 7.6 14.0 14.6 31.6 < 3 > 160,000 15 พ.ย. 66 7.6 3.2 20.1 12.9 < 3 54,000 

25 พ.ค. 66 7.5 6.8 26.5 30.1 < 3 > 160,000 22 พ.ย. 66 6.7 3.5 16.7 16.9 < 3 17,000 

1 มิ.ย. 66 7.5 4.7 32.0* 18.1 < 3 > 160,000 29 พ.ย. 66 7.9 2.7 < 5.0 12.6 < 3 35,000 

7 มิ.ย. 66 7.7 3.1 21.2 < 1.5 < 3 54,000 4 ธ.ค. 66 8.1 3.1 < 5.0 < 1.5 < 3 11,000 

15 มิ.ย. 66 7.8 < 2.0 8.2 < 1.5 < 3 3,300 14 ธ.ค. 66 7.8 6.2 9.5 < LOQ3/ < 3 160,000 

22 มิ.ย. 66 7.9 3.8 < 5.0 < 1.5 < 3 160,000 21 ธ.ค. 66 7.5 3.2 8.7 13.3 < 3 > 160,000 

28 มิ.ย. 66 7.9 4.4 < 5.0 7.9 < 3 24,000 26 ธ.ค. 66 8.0 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 17,000 

ม.ค.-มิ.ย. 66 7.2-8.0 < 2.0-28.6 < 5.0-57.5 < 1.5-31.6 < 3 1,100- 
> 160,000 

ก.ค.-ธ.ค. 66 6.7-8.3 < 2.0-109 < 5.0-38.2 < LOQ- 
28.3 

< 3 1,100- 
> 160,000 

มาตรฐาน1/ 5-9 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด มาตรฐาน1/ 5-9 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด 

มาตรฐาน2/ 5.5-9.0 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด มาตรฐาน2/ 5.5-9.0 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด 

หน่วย - mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/ 
100 mL 

หน่วย - mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/ 
100 mL 

หมายเหตุ: 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก.) 
 2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก.) 
  มีผลต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป 
 3/ < LOQ: < Limit of Quantitation (แอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่า ≥ 1.5 และ < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 4/ < LOQ: < Limit of Quantitation (แอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่า ≥ 1.0 และ < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 5/ ไม่มีการเก็บตัวอย่างน้ำ เนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอ 
 * มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-22 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-9 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ) 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จดุบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC 
วันท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

pH BOD TSS NH3-N 
Oil and 
Grease 

FCB 
วันท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

pH BOD TSS NH3-N 
Oil and 
Grease 

FCB 

4 ม.ค. 67 8.1 2.7 6.8 < 1.5 < 3 24,000 4 ก.ค. 67 7.3 6.8 < 5.0 < 1.5 < 3 54,000 

11 ม.ค. 67 6.5 6.0 28.9 14.6 < 3 160,000 11 ก.ค. 67 6.9 12.6 15.4 9.3 < 3 > 160,000 

18 ม.ค. 67 8.3 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 7,900 18 ก.ค. 67 6.4 8.9 8.7 18.7 < 3 > 160,000 

25 ม.ค. 67 8.1 < 2.0 5.0 < 1.5 < 3 13,000 25 ก.ค. 67 6.5 52.5* 45.0* 9.7 < 3 92,000 

1 ก.พ. 67 7.8 6.4 < 5.0 < LOQ3/ < 3 > 160,000 1 ส.ค. 67 6.9 25.6* 30.8* 31.6 < 3 160,000 

8 ก.พ. 67 7.9 3.9 13.4 < 1.5 < 3 92,000 8 ส.ค. 67 6.1 29.9* 43.3* 13.5 < 3 160,000 

15 ก.พ. 67 7.3 36.3* 66.0* 32.8 < 3 > 160,000 15 ส.ค. 67 6.5 20.1* 37.2* 15.0 < 3 160,000 

22 ก.พ. 67 7.2 39.3* 62.5* 12.4 < 3 > 160,000 22 ส.ค. 67 6.0 < 2.0 35.4* < 1.5 < 3 700 

29 ก.พ. 67 7.2 29.0* 46.8* 20.8 < 3 > 160,000 29 ส.ค. 67 6.8 6.8 24.4 21.3 < 3 > 160,000 

7 มี.ค. 67 7.1 28.2* 37.6* 23.5 < 3 > 160,000 5 ก.ย. 67 7.3 14.2 27.8 38.9* < 3 > 160,000 

14 มี.ค. 67 7.4 8.1 14.2 16.7 < 3 > 160,000 12 ก.ย. 67 5.3* 7.1 40.7* 16.9 < 3 35,000 

21 มี.ค. 67 6.5 14.0 20.2 12.5 3 11,000 19 ก.ย. 67 6.4 8.5 40.5* 24.7 < 3 11,000 

28 มี.ค. 67 7.5 18.1 8.5 14.9 < 3 > 160,000 26 ก.ย. 67 6.8 19.6 76.3* 26.3 < 3 54,000 

4 เม.ย. 67 7.7 7.1 < 5.0 23.8 < 3 > 160,000 3 ต.ค. 67 7.8 < 2.0 < 5.0 < 1.0 < 3 1,100 

11 เม.ย. 67 7.6 < 2.0 5.9 10.3 < 3 24,000 10 ต.ค. 67 7.9 6.0 < 5.0 < 1.0 3 > 160,000 

18 เม.ย. 67 7.5 6.8 7.7 24.9 < 3 > 160,000 17 ต.ค. 67 7.0 2.4 < 5.0 < 1.0 3 7,900 

25 เม.ย. 67 7.6 16.9 15.4 < 1.5 < 3 > 160,000 24 ต.ค. 67 7.7 4.0 < 5.0 < 1.0 < 3 22,000 

2 พ.ค. 67 7.5 20.0 9.9 6.1 < 3 7,900 31 ต.ค. 67 7.5 < 2.0 < 5.0 < LOQ4/ < 3 92,000 

9 พ.ค. 67 7.4 28.5* 26.9 10.0 < 3 160,000 7 พ.ย. 67 7.1 3.0 < 5.0 5.2 < 3 54,000 

16 พ.ค. 67 7.6 5.6 8.0 20.4 < 3 > 160,000 14 พ.ย. 67 7.5 4.5 < 5.0 11.5 < 3 54,000 

23 พ.ค. 67 7.6 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 22,000 21 พ.ย. 67 7.2 6.8 5.0 < LOQ4/ < 3 > 160,000 

30 พ.ค. 67 7.8 10.0 11.4 40.5* < 3 > 160,000 28 พ.ย. 67 7.6 13.4 6.3 5.5 < 3 > 160,000 

6 มิ.ย. 67 7.7 7.8 < 5.0 7.4 < 3 35,000 6 ธ.ค. 67 7.6 < 2.0 < 5.0 < LOQ4/ < 3 17,000 

13 มิ.ย. 67 7.3 3.9 < 5.0 < 1.5 < 3 > 160,000 12 ธ.ค. 67 6.9 5.1 12.5 7.6 < 3 160,000 

20 มิ.ย. 67 7.3 7.2 < 5.0 8.0 < 3 160,000 18 ธ.ค. 67 7.3 < 2.0 < 5.0 5.2 < 3 17,000 

27 มิ.ย. 67 7.9 6.8 < 5.0 < LOQ3/ < 3 160,000 26 ธ.ค. 67 6.7 3.0 9.3 13.8 < 3 54,000 

ม.ค.-มิ.ย. 67 6.5-8.3 < 2.0-39.3 < 5.0-66.0 < LOQ- 
40.5  

3- < 3 7,900- 
> 160,000 

ก.ค.-ธ.ค. 67 5.3-7.9 < 2.0-52.5 < 5.0-76.3 < LOQ- 
38.9 

3- < 3 700- 
> 160,000 

มาตรฐาน1/ 5-9 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด มาตรฐาน1/ 5-9 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด 

มาตรฐาน2/ 5.5-9.0 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด มาตรฐาน2/ 5.5-9.0 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด 

หน่วย - mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/ 
100 mL 

หน่วย - mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/ 
100 mL 

หมายเหตุ: 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก.) 
 2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก.) 
  มีผลต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป 
 3/ < LOQ: < Limit of Quantitation (แอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่า ≥ 1.5 และ < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 4/ < LOQ: < Limit of Quantitation (แอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่า ≥ 1.0 และ < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 5/ ไม่มีการเก็บตัวอย่างน้ำ เนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอ 
 * มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

  

      

 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-23 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-9 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ) 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จดุบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC 
วันท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

pH BOD TSS NH3-N 
Oil and 
Grease 

FCB 
วันท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

pH BOD TSS NH3-N 
Oil and 
Grease 

FCB 

3 ม.ค. 68 7.0 10.1 15.4 11.3 < 3 160,000 3 ก.ค. 68 7.2 < 2.0 5.6 ตรวจไม่พบ < 3 460 

9 ม.ค. 68 7.0 6.6 11.8 21.2 < 3 54,000 9 ก.ค. 68 7.3 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 7,900 

16 ม.ค. 68 7.1 10.9 15.4 18.2 < 3 > 160,000 17 ก.ค. 68 7.3 11.0 15.5 17.0 < 3 > 160,000 

23 ม.ค. 68 7.1 6.3 5.0 14.6 < 3 13,000 24 ก.ค. 68 7.0 19.3 13.0 12.7 < 3 > 160,000 

30 ม.ค. 68 7.3 5.4 6.7 < 5.0 < 3 54,000 31 ก.ค. 68 7.4 2.6 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 4,900 

6 ก.พ. 68 7.2 3.2 < 5.0 21.1 < 3 79 7 ส.ค. 68 7.7 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 610 

13 ก.พ. 68 7.1 7.0 10.3 19.0 < 3 2,400 14 ส.ค. 68 8.0 < 2.0 9.0 ตรวจไม่พบ < 3 4,900 

20 ก.พ. 68 6.9 10.0 10.2 18.7 < 3 160,000 21 ส.ค. 68 7.8 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 13,000 

27 ก.พ. 68 7.7 8.8 5.7 29.2 < 3 160,000 28 ส.ค. 68 7.6 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 13,000 

6 มี.ค. 68 7.4 7.3 < 5.0 30.0 < 3 160,000 4 ก.ย. 68 7.8 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 3,300 

13 มี.ค. 68 7.4 19.0 < 5.0 8.5 < 3 24,000 11 ก.ย. 68 7.4 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 3,300 

20 มี.ค. 68 7.2 23.0* 9.6 16.7 < 3 24,000 18 ก.ย. 68 7.2 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 3,300 

27 มี.ค. 68 6.8 14.4 10.4 17.6 < 3 > 160,000 25 ก.ย. 68 8.0 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 3,100 

2 เม.ย. 68 7.9 6.6 < 5.0 9.6 < 3 > 160,000 2 ต.ค. 68 8.1 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 2,200 

10 เม.ย. 68 บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 9 ต.ค. 68 7.5 2.4 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 24,000 

18 เม.ย. 68 7.4 < 2.0 < 5.0 < 5.0 < 3 7,000 16 ต.ค. 68 7.8 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 3,300 

24 เม.ย. 68 7.6 4.4 < 5.0 < 5.0 < 3 13,000 22 ต.ค. 68 7.7 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 7,000 

2 พ.ค. 68 7.4 15.8 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 17,000 30 ต.ค. 68 7.6 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 7,900 

8 พ.ค. 68 7.6 4.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 3,300 6 พ.ย. 68 7.5 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 4,900 

15 พ.ค. 68 7.5 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 92,000 13 พ.ย. 68 7.7 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 1,400 

22 พ.ค. 68 7.5 2.3 7.6 ตรวจไม่พบ < 3 13,000 20 พ.ย. 68 7.7 < 2.0 < 5.0 < 5.0 < 3 17,000 

29 พ.ค. 68 7.6 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 13,000 27 พ.ย. 68 7.3 8.1 9.7 < 5.0 < 3 54,000 

5 มิ.ย. 68 8.0 < 2.0 12.5 ตรวจไม่พบ < 3 790 4 ธ.ค. 68 7.4 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 2,400 

12 มิ.ย. 68 8.0 < 2.0 < 5.0 < 5.0 < 3 3,100 11 ธ.ค. 68 7.5 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 1,100 

19 มิ.ย. 68 8.2 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 > 160,000 18 ธ.ค. 68 8.2 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 490 

26 มิ.ย. 68 7.4 3.8 6.6 ตรวจไม่พบ < 3 > 160,000 25 ธ.ค. 68 8.4 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 790 

ม.ค.-มิ.ย. 68 6.8-8.2 < 2.0-23.0 < 5.0-15.4 ตรวจไม่พบ-
30.0 

< 3 79- 
> 160,000 

ก.ค.-ธ.ค. 68 7.0-8.4 < 2.0-19.3 < 5.0-15.5 ตรวจไม่พบ-
17.0 

< 3 460- 
> 160,000 

มาตรฐาน1/ 5-9 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด มาตรฐาน1/ 5-9 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด 

มาตรฐาน2/ 5.5-9.0 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด มาตรฐาน2/ 5.5-9.0 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด 

หน่วย - mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/ 
100 mL 

หน่วย - mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/ 
100 mL 

หมายเหตุ: 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก.) 
 2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก.) 
  มีผลต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป 
 3/ < LOQ: < Limit of Quantitation (แอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่า ≥ 1.5 และ < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 4/ < LOQ: < Limit of Quantitation (แอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่า ≥ 1.0 และ < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 5/ ไม่มีการเก็บตัวอย่างน้ำ เนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอ 
 * มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

  
      

 
     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-24 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-9 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ) 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จดุบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC 
วันท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

pH BOD TSS NH3-N 
Oil and 
Grease 

FCB 
วันท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

pH BOD TSS NH3-N 
Oil and 
Grease 

FCB 

8 ม.ค. 69 8.2 2.2 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 490        

15 ม.ค. 69 8.2 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 790        

22 ม.ค. 69 8.0 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 490        

29 ม.ค. 69 7.8 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 1,300        

5 ก.พ. 69 7.4 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 130        

12 ก.พ. 69 7.9 12.8 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 > 160,000        

19 ก.พ. 69 6.7 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 3,300        

26 ก.พ. 69 7.5 2.2 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 24,000        

5 มี.ค. 69 8.3 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 3,300        

12 มี.ค. 69 7.8 4.1 5.6 ตรวจไม่พบ < 3 92,000        

19 มี.ค. 69 8.1 2.1 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 17,000        

26 มี.ค. 69 6.9 7.0 5.3 ตรวจไม่พบ < 3 > 160,000        

2 เม.ย. 69 7.6 15.6 8.3 ตรวจไม่พบ < 3 > 160,000        

9 เม.ย. 69 7.8 18.8 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 160,000        

16 เม.ย. 69 7.7 7.4 6.3 < 5.0 < 3 > 160,000        

23 เม.ย. 69 7.3 73.6* 19.1 < 5.0 < 3 > 160,000        

30 เม.ย. 69 7.7 17.7 < 5.0 < 5.0 < 3 > 160,000        

7 พ.ค. 69 8.2 2.1 5.3 ตรวจไม่พบ < 3 23        

14 พ.ค. 69 8.1 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 3,300        

21 พ.ค. 69 8.7 2.8 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 160,000        

28 พ.ค. 69 7.7 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 2,200        

4 มิ.ย. 69 8.0 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 700        

11 มิ.ย. 69 7.6 2.2 < 5.0 < 5.0 < 3 240        

18 มิ.ย. 69 8.1 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 4,600        

25 มิ.ย. 69 8.4 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 790        

ม.ค.-มิ.ย. 69 6.7-8.7 < 2.0-73.6 < 5.0-19.1 ตรวจไม่พบ- 
< 5.0  

< 3 23- 
> 160,000 

       

มาตรฐาน1/ 5-9 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด        

มาตรฐาน2/ 5.5-9.0 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด        

หน่วย - mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/ 
100 mL 

       

หมายเหตุ: 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก.) 
 2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก.) 
  มีผลต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป 
 3/ < LOQ: < Limit of Quantitation (แอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่า ≥ 1.5 และ < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 4/ < LOQ: < Limit of Quantitation (แอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่า ≥ 1.0 และ < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 5/ ไม่มีการเก็บตัวอย่างน้ำ เนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอ 
 * มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-25 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-10 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จดุบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen 
วันท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

pH BOD TSS NH3-N 
Oil and 
Grease 

FCB 
วันท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

pH BOD TSS NH3-N 
Oil and 
Grease 

FCB 

4 ม.ค. 66 8.2 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 110 6 ก.ค. 66 7.6 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 13,000 

12 ม.ค. 66 7.6 2.7 < 5.0 < 1.5 < 3 35,000 13 ก.ค. 66 7.6 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 4,900 

19 ม.ค. 66 7.2 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 12,000 20 ก.ค. 66 7.6 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 1,300 

26 ม.ค. 66 6.6 2.7 6.7 2.2 < 3 4,900 27 ก.ค. 66 7.5 < 2.0 6.1 < 1.5 < 3 940 

2 ก.พ. 66 7.3 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 330 2 ส.ค. 66 7.7 < 2.0 5.9 < 1.5 < 3 460 

9 ก.พ. 66 7.4 2.5 8.6 < 1.5 < 3 35,000 9 ส.ค. 66 7.5 < 2.0 5.2 < 1.5 < 3 240 

16 ก.พ. 66 7.7 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 3,300 17 ส.ค. 66 7.6 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 54,000 

23 ก.พ. 66 7.4 5.4 23.6 < 1.5 < 3 11,000 24 ส.ค. 66 7.9 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 700 

2 มี.ค. 66 7.3 3.2 13.0 < 1.5 < 3 7,000 30 ส.ค. 66 7.8 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 7,900 

9 มี.ค. 66 7.3 7.4 12.1 < 1.5 < 3 13,000 6 ก.ย. 66 7.5 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 110 

15 มี.ค. 66 7.8 3.2 5.7 < 1.5 < 3 1,700 14 ก.ย. 66 7.4 < 2.0 5.4 < 1.5 < 3 7,900 

23 มี.ค. 66 7.8 2.5 9.3 2.1 < 3 > 160,000 20 ก.ย. 66 7.3 < 2.0 14.7 < 1.5 < 3 1,100 

30 มี.ค. 66 7.6 3.0 < 5.0 2.8 < 3 11,000 28 ก.ย. 66 7.5 < 2.0 11.7 < 1.5 < 3 92,000 

5 เม.ย. 66 7.5 5.8 < 5.0 3.1 < 3 54,000 2 ต.ค. 66 7.4 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 1,400 

11 เม.ย. 66 7.8 3.9 < 5.0 2.7 < 3 1,100 9 ต.ค. 66 8.2 < 2.0 7.3 < 1.5 < 3 1,300 

20 เม.ย. 66 7.6 2.3 < 5.0 < 1.5 < 3 790 17 ต.ค. 66 7.1 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 11,000 

27 เม.ย. 66 7.4 2.5 13.9 < 1.5 < 3 22,000 26 ต.ค. 66 7.3 2.4 11.6 < 1.5 < 3 3,300 

3 พ.ค. 66 8.0 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 3,500 1 พ.ย. 66 7.5 2.0 22.2 < 1.5 < 3 4,900 

10 พ.ค. 66 7.3 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 790 9 พ.ย. 66 7.4 < 2.0 5.7 < 1.5 < 3 7,900 

18 พ.ค. 66 7.5 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 790 15 พ.ย. 66 7.5 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 24,000 

25 พ.ค. 66 7.5 < 2.0 < 5.0 2.6 < 3 490 22 พ.ย. 66 7.0 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 13,000 

1 มิ.ย. 66 7.6 < 2.0 < 5.0 2.9 < 3 330 29 พ.ย. 66 7.7 3.0 7.6 < 1.5 < 3 2,400 

7 มิ.ย. 66 7.8 4.2 < 5.0 < 1.5 < 3 35,000 4 ธ.ค. 66 8.2 4.5 7.1 < 1.5 < 3 > 160,000 

15 มิ.ย. 66 7.7 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 490 14 ธ.ค. 66 7.5 < 2.0 22.2 < 1.5 < 3 1,300 

22 มิ.ย. 66 7.5 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 35,000 21 ธ.ค. 66 7.5 2.6 21.7 < 1.5 < 3 54,000 

28 มิ.ย. 66 7.9 4.4 < 5.0 7.9 < 3 24,000 26 ธ.ค. 66 7.1 3.3 11.7 < LOQ3/ < 3 17,000 

ม.ค.-มิ.ย. 66 6.6-8.2 < 2.0-7.4 < 5.0-23.6 < 1.5-7.9 < 3 110- 
> 160,000 

ก.ค.-ธ.ค. 66 7.0-8.2 < 2.0-4.5 < 5.0-22.2 < LOQ- 
< 1.5 

< 3 110- 
> 160,000 

มาตรฐาน1/ 5-9 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด มาตรฐาน1/ 5-9 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด 

มาตรฐาน2/ 5.5-9.0 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด มาตรฐาน2/ 5.5-9.0 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด 

หน่วย - mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/ 
100 mL 

หน่วย - mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/ 
100 mL 

หมายเหตุ: 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก.) 
 2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก.) 
  มีผลต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป 
 3/ < LOQ: < Limit of Quantitation (แอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่า ≥ 1.5 และ < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 4/ < LOQ: < Limit of Quantitation (แอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่า ≥ 1.0 และ < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 5/ ไม่มีการเก็บตัวอย่างน้ำ เนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอ 
 * มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-26 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-10 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ) 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จดุบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen 
วันท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

pH BOD TSS NH3-N 
Oil and 
Grease 

FCB 
วันท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

pH BOD TSS NH3-N 
Oil and 
Grease 

FCB 

4 ม.ค. 67 7.4 2.6 23.6 < 1.5 < 3 17,000 4 ก.ค. 67 6.8 29.4* 71.7* 8.4 < 3 > 160,000 

11 ม.ค. 67 7.4 2.0 12.0 < 1.5 < 3 35,000 11 ก.ค. 67 7.4 17.1 36.5* < LOQ3/ < 3 35,000 

18 ม.ค. 67 7.4 4.2 17.1 < 1.5 < 3 54,000 18 ก.ค. 67 6.8 7.7 < 5.0 8.4 < 3 92,000 

25 ม.ค. 67 7.6 2.0 12.9 < LOQ3/ < 3 17,000 25 ก.ค. 67 6.8 42.8* 40.4* 9.4 < 3 92,000 

1 ก.พ. 67 7.1 5.0 12.7 < 1.5 < 3 17,000 1 ส.ค. 67 7.4 4.9 7.2 < LOQ3/ < 3 33 

8 ก.พ. 67 7.3 2.4 12.1 < 1.5 < 3 54,000 8 ส.ค. 67 7.7 8.1 24.8 < 1.5 < 3 54,000 

15 ก.พ. 67 6.6 2.3 12.0 < 1.5 < 3 54,000 15 ส.ค. 67 7.6 < 2.0 5.6 < LOQ3/ < 3 2,400 

22 ก.พ. 67 7.2 2.8 12.8 < 1.5 < 3 4,900 22 ส.ค. 67 7.4 9.9 21.3 < LOQ3/ < 3 11,000 

29 ก.พ. 67 7.0 3.4 9.2 < 1.5 < 3 92,000 29 ส.ค. 67 7.5 14.8 33.2* < 1.5 < 3 > 160,000 

7 มี.ค. 67 7.4 < 2.0 < 5.0 < LOQ3/ < 3 170 5 ก.ย. 67 7.5 31.5* 43.7* < 1.5 < 3 > 160,000 

14 มี.ค. 67 6.2 2.3 14.3 < LOQ3/ < 3 1,300 12 ก.ย. 67 7.5 17.6 49.9* < LOQ3/ < 3 35,000 

21 มี.ค. 67 7.3 4.4 < 5.0 < 1.5 < 3 17,000 19 ก.ย. 67 7.8 20.6* 29.6 < LOQ3/ < 3 4,600 

28 มี.ค. 67 7.2 2.4 < 5.0 < LOQ3/ < 3 1,300 26 ก.ย. 67 7.7 28.9* 30.0 < LOQ4/ < 3 24,000 

4 เม.ย. 67 7.5 2.3 9.6 < 1.5 < 3 24,000 3 ต.ค. 67 7.2 34.4* 36.1* < LOQ4/ < 3 92,000 

11 เม.ย. 67 6.9 3.5 6.6 < LOQ3/ < 3 22,000 10 ต.ค. 67 7.5 15.1 22.6 < 1.0 < 3 4,900 

18 เม.ย. 67 7.5 2.1 < 5.0 < LOQ3/ < 3 54,000 17 ต.ค. 67 6.5 13.3 29.2 < 1.0 < 3 160,000 

25 เม.ย. 67 7.7 < 2.0 < 5.0 < 1.5 < 3 7,000 24 ต.ค. 67 7.4 7.0 18.6 < LOQ4/ < 3 14,000 

2 พ.ค. 67 7.2 < 2.0 5.1 < 1.5 < 3 460 31 ต.ค. 67 7.2 11.9 18.9 < LOQ4/ < 3 > 160,000 

9 พ.ค. 67 7.8 31.9* 18.6 < 1.5 < 3 > 160,000 7 พ.ย. 67 7.4 24.8* 44.0* < 1.0 < 3 54,000 

16 พ.ค. 67 7.3 3.0 8.8 < 1.5 < 3 1,700 14 พ.ย. 67 7.1 12.8 18.4 < 1.0 < 3 3,300 

23 พ.ค. 67 7.4 < 2.0 16.4 < 1.5 < 3 92,000 21 พ.ย. 67 7.0 10.3 16.3 < 1.0 < 3 24,000 

30 พ.ค. 67 7.2 < 2.0 9.8 < 1.5 < 3 460 28 พ.ย. 67 7.1 13.9 32.6* < 1.0 < 3 17,000 

6 มิ.ย. 67 7.8 2.3 < 5.0 < LOQ3/ < 3 6.8 6 ธ.ค. 67 6.9 10.3 < 5.0 < LOQ4/ < 3 > 160,000 

13 มิ.ย. 67 7.1 11.6 30.7* 5.0 < 3 > 160,000 12 ธ.ค. 67 7.0 11.4 55.0* < 1.0 < 3 160,000 

20 มิ.ย. 67 7.3 3.4 19.0 < 1.5 < 3 35,000 18 ธ.ค. 67 6.6 9.8 38.3* < 1.0 < 3 4,900 

27 มิ.ย. 67 7.6 2.5 47.9* < LOQ3/ < 3 54,000 26 ธ.ค. 67 6.5 < 2.0 < 5.0 < LOQ4/ < 3 2,600 

ม.ค.-มิ.ย. 67 6.2-7.8 < 2.0-31.9 < 5.0-47.9 < LOQ- 
5.0  

< 3 6.8- 
> 160,000 

ก.ค.-ธ.ค. 67 6.5-7.8 < 2.0-42.8 < 5.0-71.7 < LOQ- 
9.4 

< 3 33- 
> 160,000 

มาตรฐาน1/ 5-9 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด มาตรฐาน1/ 5-9 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด 

มาตรฐาน2/ 5.5-9.0 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด มาตรฐาน2/ 5.5-9.0 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด 

หน่วย - mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/ 
100 mL 

หน่วย - mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/ 
100 mL 

หมายเหตุ: 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก.) 
 2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก.) 
  มีผลต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป 
 3/ < LOQ: < Limit of Quantitation (แอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่า ≥ 1.5 และ < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 4/ < LOQ: < Limit of Quantitation (แอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่า ≥ 1.0 และ < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 5/ ไม่มีการเก็บตัวอย่างน้ำ เนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอ 
 * มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

  

      

 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-27 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-10 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ) 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จดุบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen 
วันท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

pH BOD TSS NH3-N 
Oil and 
Grease 

FCB 
วันท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

pH BOD TSS NH3-N 
Oil and 
Grease 

FCB 

3 ม.ค. 68 7.0 6.2 22.2 < LOQ3/ < 3 160,000 3 ก.ค. 68 7.2 6.6 22.8 ตรวจไม่พบ < 3 > 160,000 

9 ม.ค. 68 7.6 7.5 16.8 < LOQ3/ < 3 160,000 9 ก.ค. 68 6.9 10.5 43.4* ตรวจไม่พบ < 3 92,000 

16 ม.ค. 68 7.2 14.7 37.7* ตรวจไม่พบ < 3 160,000 17 ก.ค. 68 7.3 6.3 21.9 ตรวจไม่พบ < 3 13,000 

23 ม.ค. 68 7.1 6.1 18.2 ตรวจไม่พบ < 3 7,900 24 ก.ค. 68 6.9 7.2 26.9 ตรวจไม่พบ < 3 92,000 

30 ม.ค. 68 7.4 2.6 7.6 ตรวจไม่พบ < 3 35,000 31 ก.ค. 68 7.4 7.3 24.8 ตรวจไม่พบ < 3 160,000 

6 ก.พ. 68 7.7 2.3 8.2 ตรวจไม่พบ < 3 3,300 7 ส.ค. 68 7.1 6.4 10.1 ตรวจไม่พบ < 3 54,000 

13 ก.พ. 68 7.3 3.0 15.6 ตรวจไม่พบ < 3 330 14 ส.ค. 68 7.6 22.6* 44.1* < 5.0 < 3 > 160,000 

20 ก.พ. 68 7.3 7.2 8.8 ตรวจไม่พบ < 3 13,000 21 ส.ค. 68 7.6 6.2 11.1 ตรวจไม่พบ < 3 92,000 

27 ก.พ. 68 7.4 9.1 21.3 ตรวจไม่พบ < 3 11,000 28 ส.ค. 68 7.4 3.1 7.6 ตรวจไม่พบ < 3 17,000 

6 มี.ค. 68 7.8 6.5 11.6 ตรวจไม่พบ < 3 24,000 4 ก.ย. 68 7.6 2.4 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 35,000 

13 มี.ค. 68 8.0 10.9 20.9 ตรวจไม่พบ < 3 35,000 11 ก.ย. 68 7.4 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 13,000 

20 มี.ค. 68 7.6 8.4 13.3 ตรวจไม่พบ < 3 > 160,000 18 ก.ย. 68 7.1 < 2.0 5.4 ตรวจไม่พบ < 3 92,000 

27 มี.ค. 68 7.6 9.7 24.8 ตรวจไม่พบ < 3 1,700 25 ก.ย. 68 7.5 < 2.0 6.6 ตรวจไม่พบ < 3 11,000 

2 เม.ย. 68 7.7 15.4 68.5* ตรวจไม่พบ < 3 17,000 2 ต.ค. 68 8.0 2.5 30.1* ตรวจไม่พบ < 3 490 

10 เม.ย. 68 บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 9 ต.ค. 68 7.5 2.5 14.2 ตรวจไม่พบ < 3 54,000 

18 เม.ย. 68 7.2 12.8 23.8 ตรวจไม่พบ < 3 > 160,000 16 ต.ค. 68 7.6 4.1 67.0* ตรวจไม่พบ < 3 7,900 

24 เม.ย. 68 7.2 40.3* 64.8* < 5.0 < 3 35,000 22 ต.ค. 68 7.9 6.0 96.6* ตรวจไม่พบ < 3 170 

2 พ.ค. 68 7.2 24.4* 35.2* 5.0 < 3 35,000 30 ต.ค. 68 7.5 7.7 64.0* ตรวจไม่พบ < 3 92,000 

8 พ.ค. 68 7.1 16.0 47.9* < 5.0 < 3 > 160,000 6 พ.ย. 68 7.8 < 2.0 17.1 ตรวจไม่พบ < 3 790 

15 พ.ค. 68 7.8 19.6 24.0 < 5.0 < 3 24,000 13 พ.ย. 68 7.8 2.8 8.8 ตรวจไม่พบ < 3 17,000 

22 พ.ค. 68 7.5 29.1* 42.6* ตรวจไม่พบ < 3 54,000 20 พ.ย. 68 7.6 2.2 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 24,000 

29 พ.ค. 68 7.8 24.1* 39.4* ตรวจไม่พบ < 3 54,000 27 พ.ย. 68 7.3 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 17,000 

5 มิ.ย. 68 7.7 11.0 27.5 ตรวจไม่พบ 3 13,000 4 ธ.ค. 68 7.8 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 35,000 

12 มิ.ย. 68 7.5 2.4 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 160,000 11 ธ.ค. 68 7.3 < 2.0 5.6 ตรวจไม่พบ < 3 92,000 

19 มิ.ย. 68 7.8 4.2 10.0 ตรวจไม่พบ < 3 > 160,000 18 ธ.ค. 68 7.7 < 2.0 5.1 ตรวจไม่พบ < 3 21 

26 มิ.ย. 68 7.1 8.8 20.0 ตรวจไม่พบ < 3 17,000 25 ธ.ค. 68 7.7 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 4,900 

ม.ค.-มิ.ย. 68 7.0-8.0 2.3-40.3 < 5.0-64.8 ตรวจไม่พบ-
< 5.0 

3- < 3 330- 
> 160,000 

ก.ค.-ธ.ค. 68 6.9-8.0 < 2.0-22.6 < 5.0-96.6 ตรวจไม่พบ-
< 5.0 

< 3 21- 
> 160,000 

มาตรฐาน1/ 5-9 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด มาตรฐาน1/ 5-9 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด 

มาตรฐาน2/ 5.5-9.0 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด มาตรฐาน2/ 5.5-9.0 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด 

หน่วย - mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/ 
100 mL 

หน่วย - mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/ 
100 mL 

หมายเหตุ: 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก.) 
 2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก.) 
  มีผลต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป 
 3/ < LOQ: < Limit of Quantitation (แอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่า ≥ 1.5 และ < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 4/ < LOQ: < Limit of Quantitation (แอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่า ≥ 1.0 และ < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 5/ ไม่มีการเก็บตัวอย่างน้ำ เนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอ 
 * มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

  
      

 
     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-28 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตารางที่ 3-10 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ) 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จดุบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen 
วันท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

pH BOD TSS NH3-N 
Oil and 
Grease 

FCB 
วันท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

pH BOD TSS NH3-N 
Oil and 
Grease 

FCB 

8 ม.ค. 69 7.8 3.1 6.6 ตรวจไม่พบ < 3 13,000        

15 ม.ค. 69 8.0 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 28,000        

22 ม.ค. 69 7.6 < 2.0 7.1 ตรวจไม่พบ < 3 3,300        

29 ม.ค. 69 7.6 2.3 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 54,000        

5 ก.พ. 69 7.6 < 2.0 < 5.0 ตรวจไม่พบ < 3 4,900        

12 ก.พ. 69 7.5 < 2.0 < 5.0 < 5.0 < 3 13,000        

19 ก.พ. 69 6.6 < 2.0 6.6 ตรวจไม่พบ < 3 4,900        

26 ก.พ. 69 7.3 2.2 5.7 ตรวจไม่พบ < 3 7,900        

5 มี.ค. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่        

12 มี.ค. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่        

19 มี.ค. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่        

26 มี.ค. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่        

2 เม.ย. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่        

9 เม.ย. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่        

16 เม.ย. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่        

23 เม.ย. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่        

30 เม.ย. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่        

7 พ.ค. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่        

14 พ.ค. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่        

21 พ.ค. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่        

28 พ.ค. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่        

4 มิ.ย. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่        

11 มิ.ย. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่        

18 มิ.ย. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่        

25 มิ.ย. 69 ปิดปรับปรุงพื้นที่        

ม.ค.-มิ.ย. 69 6.6-8.0 < 2.0-3.1 < 5.0-7.1 ตรวจไม่พบ- 
< 5.0  

< 3 23- 
54,000 

       

มาตรฐาน1/ 5-9 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด        

มาตรฐาน2/ 5.5-9.0 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 20 ไม่กำหนด        

หน่วย - mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/ 
100 mL 

       

หมายเหตุ: 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก.) 
 2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก.) 
  มีผลต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป 
 3/ < LOQ: < Limit of Quantitation (แอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่า ≥ 1.5 และ < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 4/ < LOQ: < Limit of Quantitation (แอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่า ≥ 1.0 และ < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 5/ ไม่มีการเก็บตัวอย่างน้ำ เนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอ 
 * มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-29 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

 
รูปที่ 3-5 ผลการติดตามตรวจสอบความเป็นกรดและด่างในน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 
รูปที่ 3-6 ผลการติดตามตรวจสอบบีโอดีในน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 
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มาตรฐาน จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen 
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จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen มาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-30 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

 
รูปที่ 3-7 ผลการติดตามตรวจสอบของแขง็แขวนลอยในน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 
รูปที่ 3-8 ผลการติดตามตรวจสอบแบคทีเรียในกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มในน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 
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จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen มาตรฐาน

0
20,000
40,000
60,000
80,000

100,000
120,000
140,000
160,000

4-
ม.

ค.
-6

6
19

-ม
.ค

.-6
6

2-
ก.

พ.
-6

6
16

-ก
.พ

.-6
6

2-
ม.ี

ค.
-6

6
15

-ม
.ีค

.-6
6

30
-ม

.ีค
.-6

6
11

-เม
.ย

.-6
6

27
-เม

.ย
.-6

6
10

-พ
.ค

.-6
6

25
-พ

.ค
.-6

6
7-

ม.ิ
ย.

-6
6

22
-ม

.ิย
.-6

6
6-

ก.
ค.

-6
6

20
-ก

.ค
.-6

6
2-

ส.
ค.

-6
6

17
-ส

.ค
.-6

6
30

-ส
.ค

.-6
6

14
-ก

.ย
.-6

6
28

-ก
.ย

.-6
6

9-
ต.

ค.
-6

6
26

-ต
.ค

.-6
6

9-
พ.

ย.
-6

6
22

-พ
.ย

.-6
6

4-
ธ.ค

.-6
6

21
-ธ

.ค
.-6

6
4-

ม.
ค.

-6
7

18
-ม

.ค
.-6

7
1-

ก.
พ.

-6
7

15
-ก

.พ
.-6

7
29

 ก
.พ

. 6
7

14
-ม

.ีค
.-6

7
28

-ม
.ีค

.-6
7

11
-เม

.ย
.-6

7
25

-เม
.ย

.-6
7

9-
พ.

ค.
-6

7
23

-พ
.ค

.-6
7

6-
ม.ิ

ย.
-6

7
20

-ม
.ิย

.-6
7

4-
ก.

ค.
-6

7
18

-ก
.ค

.-6
7

1-
ส.

ค.
-6

7
15

-ส
.ค

.-6
7

29
-ส

.ค
.-6

7
12

-ก
.ย

.-6
7

26
-ก

.ย
.-6

7
10

-ต
.ค

.-6
7

24
-ต

.ค
.-6

7
7-

พ.
ย.

-6
7

21
-พ

.ย
.-6

7
6-

ธ.ค
.-6

7
18

-ธ
.ค

.-6
7

3-
ม.

ค.
-6

8
16

-ม
.ค

.-6
8

30
-ม

.ค
.-6

8
13

-ก
.พ

.-6
8

27
-ก

.พ
.-6

8
13

-ม
.ีค

.-6
8

27
-ม

.ีค
.-6

8
10

-เม
.ย

.-6
8

24
-เม

.ย
.-6

8
8-

พ.
ค.

-6
8

22
-พ

.ค
.-6

8
5-

ม.ิ
ย.

-6
8

19
-ม

.ิย
.-6

8
3-

ก.
ค.

-6
8

17
-ก

.ค
.-6

8
31

-ก
.ค

.-6
8

14
-ส

.ค
.-6

8
28

-ส
.ค

.-6
8

11
-ก

.ย
.-6

8
25

-ก
.ย

.-6
8

9-
ต.

ค.
-6

8
22

-ต
.ค

.-6
8

6-
พ.

ย.
-6

8
20

-พ
.ย

.-6
8

4-
ธ.ค

.-6
8

18
-ธ

.ค
.-6

8
8-

ม.
ค.

-6
9

22
-ม

.ค
.-6

9
5-

ก.
พ.

-6
9

19
-ก

.พ
.-6

9
5-

ม.ี
ค.

-6
9

19
-ม

.ีค
.-6

9
2-

เม
.ย

.-6
9

16
-เม

.ย
.-6

9
30

-เม
.ย

.-6
9

14
-พ

.ค
.-6

9
28

-พ
.ค

.-6
9

11
-ม

.ิย
.-6

9
25

-ม
.ิย

.-6
9

2566 2567 2568 2569แบ
คที

เรีย
กล

ุ่มฟ
ีคอ

ลโ
คล

ิฟอ
ร์ม

 (M
PN

/1
00

 m
L)

 

จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-31 
โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งท่ี 2 ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ จำกัด 
การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025), ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)  
รางวัลใบโพธ์ิ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกจิขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

3.2  การติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย 

การติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ 
ทำความสะอาดบ่อดักตะกอน โดยได้ดำเนินการครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ หากพบปริมาณตะกอนสะสม 
ในปริมาณมากจะดำเนินการทำความสะอาดทันที รายละเอียดดังภาคผนวก ข-7 

3.3  การติดตามตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย 

การติดตามตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย โครงการฯ มีการติดตามตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน โดยมีความถี่ในการตรวจสอบทุก 3 เดือน รายละเอียดดังภาคผนวก ข-6 

3.4  การติดตามตรวจสอบระบบระบายน้ำ 

การติดตามตรวจสอบระบบระบายน้ำ โครงการฯ กำหนดให้มีการทำความสะอาดบ่อดักตะกอนความถี่อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง หรือหากพบว่ามีตะกอนสะสมในปริมาณมาก 




