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สารบญั 
 หน้า 

  

สารบญั I 
สารบญัตาราง III 
สารบญัรปู IV 

  
บทท่ี 1 บทน าและรายละเอียดโครงการ  

 1.1 ความเป็นมาของการจดัท ารายงาน 1-1 
 1.2 วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงาน 1-2 
 1.3 ขอบเขตการศกึษา 1-2 
 1.4 วธิกีารศกึษาและจดัท ารายงาน 1-2 
 1.5 แผนการด าเนินการประจ าปี 2568 1-3 
 1.6 ทีต่ัง้โครงการ 1-9 
 1.7 การคมนาคมเขา้สูโ่ครงการ 1-9 
 1.8 ประเภทและขนาดโครงการ 1-12 
 1.9 การใชป้ระโยชน์พืน้ทีภ่ายในอาคาร 1-12 
 1.10 การใชน้ ้า 1-16 
 1.11 ระบบบ าบดัน ้าเสยี 1-16 
 1.12 การระบายน ้า 1-17 
 1.13 การจดัการมลูฝอย 1-17 
 1.14 ระบบไฟฟ้า 1-18 
 1.15 ระบบระบายอากาศ 1-18 
 1.16 ระบบป้องกนัอคัคภียั 1-19 
 1.17 พืน้ทีส่เีขยีว 1-21 
  1.18 ระบบรกัษาความปลอดภยัของโครงการ 1-22 
   

บทท่ี 2 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 2-1 
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สารบญั (ต่อ) 
  หน้า 
   

บทท่ี 3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 3-1 
 3.1 ขอบเขตการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้ม   3-7 
 3.2 วธิกีารเกบ็ตวัอย่างและตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้า 3-11 
 3.3 การตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้า 3-11 
 3.3.1 คุณภาพน ้าส ารอง 3-11 
          3.3.1.1 ผลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้าส ารอง 3-12 
          3.3.1.2 เปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้าส ารอง 3-13 
  3.3.2 คุณภาพสระว่ายน ้า 3-15 
          3.3.2.1 ผลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า 3-16 
          3.3.2.2 เปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 3-17 
  3.3.3 คุณภาพน ้าทิง้ 3-21 
          3.3.3.1 ผลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 3-21 
          3.3.3.2 เปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้   3-22 
   

บทท่ี 4 บทสรปุและข้อเสนอแนะ  
 4.1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 4-1 
 4.1.1 ทรพัยากรกายภาพ 4-1 
 4.1.2 ทรพัยากรชวีภาพ 4-1 
 4.1.3 คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย์ 4-2 
 4.1.4 คุณภาพชวีติ 4-2 
 4.2 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 4-2 
 4.2.1   สรุปผลการตรวจวดัและวเิคราะหค์ุณภาพน ้าส ารอง 4-2 
 4.2.2 สรุปผลการตรวจวดัและวเิคราะหค์ุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 4-3 
 4.2.3 สรุปผลการตรวจวดัและวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 4-3 
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สารบญั (ต่อ) 
  หน้า 
   

ภาคผนวก   
ภาคผนวกที ่1 ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบโครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17      
ภาคผนวกที ่2 หนงัสอืส าคญัการจดทะเบยีนนิตบิุคคลอาคารชุด  
ภาคผนวกที ่3 ใบรายงานผลการวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิตักิาร  
ภาคผนวกที ่4      ส าเนาเอกสารขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน บรษิทั สมารท์ เอน็ไวรอนเมนทอล  

     คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
 

ภาคผนวกที ่5 เอกสารการสอบเทยีบเครื่องมอืตรวจวดั และวเิคราะห์  
ภาคผนวกที ่6 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
ภาคผนวกที ่7 เอกสารแนบประกอบมาตรการ  

 7.1 ตวัอย่างหนงัสอืแจง้ฝ่ายนิตบิุคคลกรณีต่อเตมิ/ซ่อมแซมหอ้งพกั  
 7.2 เอกสารการค านวณการรบัแรงสะเทอืนของแผน่ดนิไหว  
 7.3 คู่มอืแผนฉุกเฉินกรณีเกดิภยัต่างๆ  
 7.4 ตวัอย่างใบเสรจ็รบัเงนิการเขา้เกบ็ขนขยะจากส านกังานเขต  
 7.5 เอกสารการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ  

ภาคผนวกที ่8 หนงัสอืแจง้เปลีย่นชื่อโครงการ  
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สารบญัตาราง 
ตารางท่ี  หน้า 
   

1-1 แผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17
ประจ าปี พ.ศ.2569 

1-3 

1-2 ขนาดพืน้ทีแ่ละกจิกรรมการใชส้อยประโยชน์ของอาคารโครงการ 1-12 
2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2569 
2-2 

3-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) โครงการอาคาร
ชุดควนิน์ รชัดา 17 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2569 

3-2 

3-2 ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 3-7 
3-3 ผลการตรวจวดัและวเิคราะหค์ุณภาพน ้าส ารอง ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2569 3-12 
3-4 ผลการตรวจวดัและวเิคราะหค์ุณภาพน ้าสระว่ายน ้า ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2569 3-16 
3-5 ผลการตรวจวดัและวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2569 3-21 
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สารบญัรปู  
รปูท่ี  หน้า 
   
1-1 ทีต่ัง้โครงการและการคมนาคมเขา้สูพ่ืน้ทีโ่ครงการ 1-11 
1-2 แสดงผงับรเิวณโครงการ 1-14 
1-3 แสดงภาพจ าลองโครงการ 1-15 
1-4 ผงัปลกูไมย้นืตน้ชัน้ล่างของโครงการ 1-23 
2-1 พืน้ทีส่เีขยีว 2-54 
2-2 พนกังานดแูลสวน 2-55 
2-3 ปลกูไมย้นืตน้ตามแนวรัว้โครงการ 2-55 
2-4 แผนซ่อมบ ารุงประจ าปี 2568 2-55 
2-5 ป้ายประชาสมัพนัธบ์รกิารลา้งเครื่องปรบัอากาศ 2-56 
2-6 เครื่องปรบัอากาศมฉีลากประหยดัไฟ 2-56 
2-7 อาคารเปิดโล่ง และช่องระบายอากาศ 2-56 
2-8 ป้ายจ ากดัความเรว็ไมเ่กนิ 20 กม./ชม. 2-56 
2-9 สนันูนชะลอความเรว็ 2-56 
2-10 ปลกูไมป้ระดบับรเิวณลานจอดรถ 2-57 
2-11 ลานจอดรถแบบเปิดโล่ง 2-57 
2-12 ระบบบ าบดัน ้าเสยี พรอ้มป้ายบอกพืน้ทีเ่ขตระบบบ าบดัน ้าเสยี 2-58 
2-13 การสบูสิง่ปฏกิูล 2-58 
2-14 อุปกรณ์ส ารองระบบบ าบดัน ้าเสยี 2-59 
2-15 หอ้งพกัขยะรวม 2-59 
2-16 เจา้หน้าทีซ่่อมบ ารุงของโครงการ 2-59 
2-17 ถงัส ารองน ้าใตด้นิ 2-59 
2-18 ถงัส ารองน ้าชัน้ดาดฟ้า 2-60 
2-19 การลา้งท าความสะอาดถงัเกบ็น ้าส ารอง 2-60 
2-20 สุขภณัฑป์ระหยดัน ้า 2-60 
2-21 หอ้งระบบแผงวงจรไฟฟ้า 2-61 
2-22 หลอดไฟประหยดัพลงังาน พรอ้มแผน่สะทอ้นกระจายแสง 2-61 
2-23 สวติซไ์ฟแยกออกจากกนั 2-61 
2-24 ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน 2-61 
2-25 ถงัขยะบรเิวณลานจอดรถ 2-62 
2-26 หอ้งพกัขยะประจ าชัน้ 2-62 
2-27 ป้ายระเบยีบการใชห้อ้งพกัขยะ และป้ายเตอืนใหปิ้ดประตูหอ้งพกัขยะทุกครัง้ 2-62 
2-28 พนกังานเกบ็ขนมลูฝอย 2-63 
2-29 การเขา้เกบ็ขนมลูฝอยจากส านกังานเขตดนิแดง 2-63 
2-30 แมบ่า้นประจ าโครงการ 2-63 
2-31 เจา้หน้าทีร่ปภ. 2-63 
2-32 รถผูพ้กัอาศยัตดิสติก๊เกอร ์ 2-63 
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สารบญัรปู (ต่อ) 
รปูท่ี  หน้า 
   
2-33 จุดแลกบตัรห่างจากทางเขา้-ออก ไม่น้อยกว่า 30 เมตร 2-64 
2-34 ป้ายและสญัลกัษณ์จราจร 2-64 
2-35 ไฟฟ้าสอ่งสว่างบรเิวณดา้นหน้าโครงการ 2-65 
2-36 กลอ้งวงจรปิด 2-65 
2-37 ระบบป้องกนัและเตอืนอคัคภียั 2-66 
2-38 หวัรบัน ้าดบัเพลงิ 2-67 
2-39 การตรวจเชค็ถงัดบัเพลงิ 2-67 
2-40 ป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ 2-67 
2-41 ป้ายบอกต าแหน่งอุปกรณ์ดบัเพลงิ และเสน้ทางหนีไฟ 2-68 
2-42 การซอ้มอพยพหนีไฟ 2-68 
2-43 ป้ายบอกทางหนีไฟ 2-69 
2-44 บนัไดหนีไฟ 2-69 
2-45 จุดรวมพล 2-69 
2-46 ระบบคยีก์ารด์ 2-69 
2-47 ประตูกัน้แยกสว่นหอ้งพกักบัสว่นกลาง 2-70 
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บทท่ี 1 
บทน ำและรำยละเอียดโครงกำร 

 
1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 

 
โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 (ชื่อเดิมโครงการอาคารชุดสูง 25 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร และสูง 32 ชัน้ จ านวน 1 

อาคาร) ตัง้อยู่ทีซ่อยรชัดาภเิษก 17 แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เป็นอาคารชุดพกัอาศยัมขีนาดความสูง 
25 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร และอาคารพกัอาศยัมขีนาดสูง 32 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร มจี านวนห้องชุดทัง้สิ้น 729 ห้อง อยู่ใกล้กบั
สถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ MRT สุทธสิารซึ่งห่างจากโครงการประมาณ 300 เมตร ทีจ่อดรถยนต์ภายในโครงการประมาณ 409 คนั สิง่
อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สระว่ายน ้า และพืน้ทีส่เีขยีว เป็นตน้  

 

โครงการฯ อยู่ในข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดประเภท และขนาดของโครงการ หรอืกจิการซึ่งต้องจดัท ารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
พ.ศ.2555 ออกตามความในพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 ระบุว่า อาคารอยู่อาศยัรวม
ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารทีม่จี านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 80 หอ้งขึน้ไป หรอืมพีืน้ทีใ่ชส้อยตัง้แต่ 4,000 ตารางเมตร ขึน้ไป 
ต้องจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) เพื่อน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม พจิารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งโครงการได้ด าเนินการจดัรายงานฯ ส่งให้สผ.พจิารณา  
จนได้รบัความเห็นชอบแล้ว ตามหนังสอืเห็นชอบเลขที่ ทส.1009.5/5190 ลงวนัที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2555 (ภาคผนวกที่ 1) 
ปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในระยะเปิดด าเนินการ ในความดูแลของนิติบุคคลอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 
(ภาคผนวกที ่2) 

 

ทัง้น้ี นิตบิุคคลอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 ได้ตระหนักถงึคุณภาพสิง่แวดล้อม จงึมอบหมายให้ บรษิัท สมาร์ท เอ็นไวรอน

เมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ ยังมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ

สิง่แวดล้อมที่ขึ้นทะเบียนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ ว -354 เป็นผู้ด าเนินการติดตาม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มทีเ่สนอไวใ้นรายงานดงักล่าว และจดัท ารายงานสรุปทุก 6 เดอืน เพือ่เสนอหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 
1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอาคาร

ชุดควนิน์ รชัดา 17 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2569 
2) เพื่อสรุปผลการปฏิบตัิมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอาคารชุดควนิน์  

รชัดา 17 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2569 
3) เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วยราชการก าหนด  

และน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มทัง้ภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 
4) เพือ่สรุปขอ้มลูคุณภาพดา้นสิง่แวดลอ้มส าหรบัน าเสนอต่อผูร้บัผดิชอบโครงการ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และท าการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ พรอ้มทัง้เสนอแนะมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบเพิม่เตมิกรณีทีผ่ลการ

ตรวจวดัมแีนวโน้มว่า การด าเนินกจิการของโครงการอาจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

 

1.4 วิธีกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน 
 
การจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิง่แวดลอ้มตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัทารายงานผลการ

ปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมซึ่งผู้ด าเนินการ หรอืผู้ขออนุญาตจะต้องจดัท า 

เมือ่ไดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินโครงการหรอืกจิการแลว้ พ.ศ.2561 
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1.5 แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 
ตำรำงท่ี 1-1  

แผนกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม (ระยะด ำเนินกำร) โครงกำรอำคำรชุดควินน์ รชัดำ 17 ประจ ำปี พ.ศ.2569 
 

คณุภำพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีกำรตรวจวดั 
บริเวณท่ี
ตรวจสอบ 

ระยะเวลำ/
ควำมถี ่

แผนกำรด ำเนินงำน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. แหล่งน ้าใช ้ - ความสามารถดา้น
วศิวกรรมประปา 
 

- ตรวจสอบการท างาน
ของระบบท่อส่งน ้าและ
ระบบจ่ายน ้าประปา 

พืน้ทีโ่ครงการ เดอืนละ 1 ครัง้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 

- โครงสรา้งถงัเกบ็ 
น ้าใตด้นิ และดาดฟ้า  
รอยแตกรา้ว 

- ตรวจสอบรอยแตกรา้ว 
ของถงัเกบ็น ้าใตด้นิและ
ดาดฟ้า 

พืน้ทีโ่ครงการ ทุกๆ 3 เดอืน/
ครัง้ 

- - ✓ - - ✓ - - - - - - 

- ลกัษณะทาง
กายภาพ เช่น กลิน่  
ส ีและความขุน่ 

- ประกาศกระทรวง-
สาธารณสุข ฉบบัที ่
135 (พ.ศ.2535) เรื่อง
น ้าบรโิภคในภาชนะ
บรรจุทีปิ่ดมดิชดิ 

พืน้ทีโ่ครงการ ทุกๆ 3 เดอืน/
ครัง้ 

- - ✓ - - ✓ - - - - - - 

- ปรมิาณ E.Coli  
ในถงัเกบ็น ้า 

- - ✓ - - ✓ - - - - - - 

- ความสะอาดของถงั
เกบ็น ้าส ารองใตด้นิ
และถงัเกบ็น ้าส ารอง
ชัน้ดาดฟ้า 

- - ✓ - - ✓ - - - - - - 

2. การใชไ้ฟฟ้า - การผุกร่อนหรอื
สายไฟช ารุด 
 

- ตรวจสอบการรัว่ไหล/
การลดัวงจรของหมอ้
แปลงไฟฟ้าใหม้สีภาพดี
อยู่เสมอ 

พืน้ทีโ่ครงการ เดอืนละ 1 ครัง้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 

หมำยเหตุ : ✓ ด าเนนิการตรวจวดัตามมาตรการเรยีบรอ้ยแลว้ - ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดั  
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ตำรำงท่ี 1-1 (ต่อ-1) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม (ระยะด ำเนินกำร) โครงกำรอำคำรชุดควินน์ รชัดำ 17 ประจ ำปี พ.ศ.2569 

 

คณุภำพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีกำรตรวจวดั 
บริเวณท่ี
ตรวจสอบ 

ระยะเวลำ/
ควำมถี ่

แผนกำรด ำเนินงำน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2. การใชไ้ฟฟ้า  
   (ต่อ) 

- เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
 

- ตรวจสอบสภาพของ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า และ
ระบบไฟฟ้าตามคู่มอื
แนะน าผลติภณัฑ ์

หอ้งเครื่อง
ก าเนิดไฟ 

ปีละ 2 ครัง้ * * * * * * * * * * * * 

- มาตรการดา้นการ
อนุรกัษ์พลงังาน 
 

- ตรวจสอบการปฏบิตัิ
ตามมาตรการดา้นการ
อนุรกัษพ์ลงังาน 

พืน้ที่
โครงการ 

เดอืนละ 1 ครัง้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 

3. การจดัการ 
   ขยะมลูฝอย  
   และสิง่ปฏกูิล 

- ความสามารถใน 
การรองรบัขยะมลูฝอย 
และสภาพทัว่ไป 
 

- ตรวจสอบถงัขยะ และ
หอ้งพกัขยะรวมใหม้ี
สภาพทีด่อียู่เสมอ ถา้มี
การผุกร่อนหรอืช ารุด
ตอ้งด าเนินการการ
แกไ้ขทนัท ี

พืน้ที่
โครงการ 

เดอืนละ 1 ครัง้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 

- ขยะตกคา้ง - ตรวจสอบปรมิาณขยะ
ตกคา้งบรเิวณทีพ่กัขยะ
รวม และภาชนะรองรบั
มลูฝอย หากพบว่ามี
ขยะตกคา้งตอ้งรบี
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

พืน้ที่
โครงการ 

สปัดาหล์ะ 1 
ครัง้ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 

หมำยเหตุ : ✓ ด าเนนิการตรวจวดัตามมาตรการเรยีบรอ้ยแลว้ - ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดั * ตรวจสอบตามคู่มอืแนะน าผลติภณัฑ์ 

 
 
 

mailto:info.smartenvir@gmail.com


 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) 

โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 ครัง้ท่ี 1/2569 (มกราคม – มถิุนายน 2569) 

 

 1-5 

   

Smart Environmental Consultants Co.,Ltd 
225/6, Moo. 3, Ban Chang, Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000  
Tel. 02-117-0044, 099-509-6465, E-mail : info.smartenvir@gmail.com 

 

ตำรำงท่ี 1-1 (ต่อ-2) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม (ระยะด ำเนินกำร) โครงกำรอำคำรชุดควินน์ รชัดำ 17 ประจ ำปี พ.ศ.2569 

 

คณุภำพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีกำรตรวจวดั 
บริเวณท่ี
ตรวจสอบ 

ระยะเวลำ/
ควำมถี ่

แผนกำรด ำเนินงำน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. การป้องกนั 
   อคัคภียั 

- การใชง้านไดข้อง Fire 
Alarm Bell, Manual 
Station, FHC, ระบบ
จ่ายน ้าดบัเพลงิ, ถงัดบั- 
เพลงิ แผงควบคุม
สญัญาณ และ Alarm 
Switch ส าหรบัผูท้ีต่ดิ
คา้งในบนัไดหนีไฟ 

- ตรวจสอบระบบ
เตอืนภยั และป้องกนั
อคัคภียัใหใ้ชก้ารไดด้ ี
ตามคู่มอืแนะน า
ผลติภณัฑ์ 

พืน้ทีโ่ครงการ ตรวจสอบตาม
ระยะเวลาที่

ผูผ้ลติแนะน าใน
แต่ละชนดิ
อุปกรณ์ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 

5. การระบายน ้า - เศษขยะ และตะกอน
ดนิทราย 
 

- ตรวจสอบบ่อพกั  
ท่อระบายน ้ารอบ
โครงการและบ่อดกั
ขยะบรเิวณจุดเชื่อม
ท่อของโครงการกบั
ท่อระบายน ้าบน
ถนนรชัดา 17 

พืน้ทีโ่ครงการ ทุกๆ 3 เดอืน/
ครัง้ 

✓ - - ✓ - - - - - - - - 

หมำยเหตุ : ✓ ด าเนนิการตรวจวดัตามมาตรการเรยีบรอ้ยแลว้ - ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดั  
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ตำรำงท่ี 1-1 (ต่อ-3) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม (ระยะด ำเนินกำร) โครงกำรอำคำรชุดควินน์ รชัดำ 17 ประจ ำปี พ.ศ.2569 

 

คณุภำพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีกำรตรวจวดั 
บริเวณท่ี
ตรวจสอบ 

ระยะเวลำ/
ควำมถี ่

แผนกำรด ำเนินงำน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. คุณภาพน ้า - ตรวจสอบคุณภาพน ้าใน
สระว่ายน ้าจ านวน 2 จดุ คอื
ส่วนลกึ และส่วนตืน้ ขณะผู้
ทีม่าใชบ้รกิารมากทีสุ่ด 

- ตามขอ้ก าหนด
และค าแนะน าของ
คณะกรรมการ
สาธารณสุข ฉบบัที ่
1/2550 เรื่อง การ
ควบคุมการ
ประกอบกจิการสระ
ว่ายน ้า หรอืกจิการ
อื่นๆ ในท านอง
เดยีวกนั 

สระว่าน ้าของ
โครงการ 

เดอืนละ 1 ครัง้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 

- pH, Cl, Caliform 
bacteria, Escherichia 
coli, Strephylococcus 
aureus, Pseudomonas 
aeroginosa 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 

- ตะกอนไขมนั 
 

- ตรวจสอบ ตกั-
กากตะกอนไขมนั
และท าความสะอาด
บ่อดกัไขมนั 

บ่อดกัไขมนั ทุกวนั * * * * * * * * * * * * 

- ตะกอนหนักในถงัเกบ็
ตะกอน 
 

- ตรวจสอบตะกอน
ในถงัตะกอนพรอ้ม
ทัง้แจง้หน่วยงาน
เขา้มาสบูก าจดักาก
ตะกอน 

ถงัเกบ็ตะกอน ทุก 1 เดอืน * * * * * * * * * * * * 

หมำยเหตุ : ✓ ด าเนนิการตรวจวดัตามมาตรการเรยีบรอ้ยแลว้ - ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดั * จะด าเนนิการทนัทเีมื่อพบว่ามปีรมิาณมาก 
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และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) 

โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 ครัง้ท่ี 1/2569 (มกราคม – มถิุนายน 2569) 
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ตำรำงท่ี 1-1 (ต่อ-4) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม (ระยะด ำเนินกำร) โครงกำรอำคำรชุดควินน์ รชัดำ 17 ประจ ำปี พ.ศ.2569 

 

คณุภำพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีกำรตรวจวดั 
บริเวณท่ี
ตรวจสอบ 

ระยะเวลำ/
ควำมถี ่

แผนกำรด ำเนินงำน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. คุณภาพน ้า 
   (ต่อ) 

- pH, BOD, SS, 
Settleable Solids, TDS, 
Sulfide, TKN, Fat Oil & 
Grease  
 

- ตามประกาศ
คณะกรรม- 
การสิง่แวดลอ้ม 
เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุม
การระบายน ้าทิง้
จากอาคารบาง
ประเภทและบาง
ขนาด พ.ศ.2548 

บ่อตรวจ
ระบายน ้า 

จ านวน 1 จุด 

ทุก 1 เดอืน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 

- ประสทิธภิาพในการ
บ าบดัน ้าเสยี 
 

- ตรวจสอบ
ประสทิธภิาพและ
สภาพการท างาน
ทัว่ไป 

ระบบบ าบดั
น ้าเสยีรวม 

ทุกวนั ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 

- เศษขยะ และตะกอนดนิ
ทราย 
 

- ตรวจสอบบ่อพกั 
และท่อระบายน ้า
รอบโครงการ และ
บ่อดกัขยะบรเิวณ
จุดเชื่อมของโครง 
การกบัท่อระบาย-
น ้าบนถนนรชัดา- 
ภเิษก 17 

บ่อพกั และ
ท่อระบายน ้า 

เดอืนละ 1 ครัง้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 

หมำยเหตุ : ✓ ด าเนนิการตรวจวดัตามมาตรการเรยีบรอ้ยแลว้ - ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดั  
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ตำรำงท่ี 1-1 (ต่อ-5) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม (ระยะด ำเนินกำร) โครงกำรอำคำรชุดควินน์ รชัดำ 17 ประจ ำปี พ.ศ.2569 

 

คณุภำพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีตรวจวดั วิธีกำรตรวจวดั 
บริเวณท่ี
ตรวจสอบ 

ระยะเวลำ/
ควำมถี ่

แผนกำรด ำเนินงำน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

7. การคมนาคม - การกดีขวางการจราจร
บรเิวณทางเขา้-ออก
โครงการ และบนถนน
ซอยรชัดาภเิษก 17 

- ตรวจสอบการกดี
ขวางการจราจรบน
ถนนซอยรชัดา- 
ภเิษก 17  
- ตรวจสอบสภาพ
ถนนสญัจร เขา้-
ออกโครงการใหอ้ยู่
ในสภาพใชง้านได้
อยู่เสมอ 

บนถนนซอย
รชัดาภเิษก 
17 บรเิวณ
ทางเขา้-ออก
โครงการ 

ทุกวนั ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 

8. ทศันียภาพ - การเตบิโตของตน้ไม ้ - ตรวจสอบการ
เจรญิโตของตน้ไม ้
หากพบว่าตน้ไม้
เหีย่วเฉาหรอืตายให้
บ ารุง ดแูล และปลูก
ซ่อมแซมทนัท ี

พืน้ทีส่เีขยีว
ของโครงการ 

 

เดอืนละ 2 ครัง้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 
- ความชุ่มชื้นของพืน้ดนิ
ในบริเวณสวนและรอบ
ตน้ไม ้
 

วนัละ 1 ครัง้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 

- ขนาดการแผ่ของเรอืน
ยอดต้นไม้และความสูง
ของตน้ไม ้
 

- ตดัแต่งกิง่โดย
ควบคุมทัง้ทรงพุ่ม
และความสงูของล า-
ตน้ดว้ยการตดัแต่ง
กิง่ไมด้า้นขา้งและ
ดา้นบนออก 

พืน้ทีส่เีขยีว
ของโครงการ 

 

ปีละ 1 ครัง้ 
 

* * * * * * * * * * * * 

หมำยเหตุ : ✓ ด าเนนิการตรวจวดัตามมาตรการเรยีบรอ้ยแลว้ - ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดั * ด าเนินการตดัแต่งทนัทเีมื่อพบว่ามกีารเจรญิเตบิโตเกนิกว่ารูปทรงทีก่ าหน
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1.6 ท่ีตัง้โครงกำร 
 

   โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 ตัง้อยู่ซอยรชัดาภเิษก 17 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 
อยู่ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ MRT สถานีสุทธสิาร ซึง่ห่างจากโครงการประมาณ 300 เมตร แสดงทีต่ัง้โครงการดงัรปูที ่1-1  

 
  ทศิเหนือ  ตดิต่อกบั อาคารสูง 5 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร (หันด้านห ลังเข้าหาโครงการ) พื้นที่ของ

บรษิทัในเครอืฯ ถดัไปเป็นทีพ่กัอาศยัสงู 2 ชัน้ จ านวน 2 หลงั 
  ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบั ทางรถวิง่และทีจ่อดรถยนต์ของธนาคารธนชาต ถดัไปเป็นอาคารส านักงานธนาคาร

ธนชาติ สูง19 ชัน้และถัดไปเป็นถนนรัชดาภิเษก กว้างประมาณ  37 เมตร 
จ านวน 4 ช่องจราจร/ทศิทาง 

  ทศิใต ้ ตดิต่อกบั ถนนรชัดาภิเษก 17 กว้างประมาณ 10-11 เมตร จ านวน 1 ช่องจราจร/ทิศทาง
ถดัไปเป็นอาคารโพไซดอน และโคปา คาบาน่า 

  ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบั  พืน้ทีก่ าลงัก่อสรา้งอาคารชุด The Kris V สูง 18 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร และอาคาร-
วฒันาแมนชัน่ สูง 14 ชัน้ ถดัไปเป็นโครงการอาคารชุด The Kris I-IV สูง 8 ชัน้ 
จ านวน 4 อาคาร 

 
1.7 กำรคมนำคมเข้ำสู่โครงกำร 

 
เน่ืองจากทีต่ัง้โครงการอยู่ระหว่างอุโมงคส์ีแ่ยกสุทธสิารประมาณ 450 เมตร และอุโมงคส์ีแ่ยกหว้ยขวางระยะประมาณ 800

เมตร สามารถใช้เป็นที่กลบัรถระหว่างการเดนิทางเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวก การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถ
เดนิทางทางรถยนต์ หรอืเลอืกเดนิทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทัง้รถโดยสารประจ าทาง รถไฟฟ้า MRT แสดงดงัรูปที ่1-1 โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 

 

1) กำรเดินทำงด้วยรถยนต์ สามารถเดนิทางมายงัพืน้ทีโ่ครงการโดยอาศยั เสน้ทางหลกัคอื ถนนรชัดาภเิษก ดงัน้ี 
 

•  เส้นทำงหลกัใช้ ถนนรชัดำภิเษก เพือ่เขา้สูโ่ครงการ 
 

- กรณีเดินทางมาจากแยกรชัดา-ลาดพร้าว ให้ตรงมาตามถนนรชัดาภิเษกและวิ่งรถลงสู่อุโมงค์บริเวณสี่แยก  
สุทธิสาร เพื่อตรงไปกลบัรถที่บรเิวณสี่แยกห้วยขวางซึ่งมีระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร (สี่แยกสุทธสิาร-สี่แยกห้วยขวาง) 
จากนัน้ให้วิง่ตรงกลบัมายงัถนนรชัดาภเิษกเรื่อยมา เลี้ยวซ้ายเขา้ซอยรชัดาภิเษก 17 ให้ตรงไปประมาณ 30 เมตร จะพบพื้นที่
โครงการอยู่ขวามอื 
 

- กรณีเดนิทางมาจากสี่แยกห้วยขวาง ให้ตรงมาตามถนนรชัดาภิเษกเรื่อยมาเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยรชัดาภิเษก 17 
จากนัน้ใหต้รงไปประมาณ 30 เมตร จะพบพืน้ทีโ่ครงการอยู่ขวามอื 

 

•  เส้นทำงรอง ซอยรชัดำภิเษก 17 การเดนิทางสามารถเลอืกใช ้ซอยรชัดาภเิษก 17-อนิทามระ 22-สุทธสิารวนิิจฉัย- 
วภิาวดรีงัสติ เป็นเสน้ทางรองในการเดนิทางไป-กลบั ยงัถนนวภิาวดรีงัสติ ในกรณีเสน้ทางหลกัมกีารจราจรหนาแน่น 
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2) กำรเดินทำงด้วยรถยนต์โดยสำรประจ ำทำง ผู้ใช้บรกิารสามารถใช้รถยนต์โดยสารประจ าทางได้หลากหลายสาย  
ซึ่งป้ายหยุดรถประจ าทางจะอยู่บรเิวณดา้นหน้าธนาคารธนชาตสาขารชัดาภเิษก ห่างออกไปประมาณ 150 เมตร โดยมสีายรถ
ประจ าทางทีว่ิง่ผา่นเป็นจ านวนมาก โดยรถโดยสารประจ าทางของ ขสมก. ทีผ่า่นสถานีรถไฟฟ้า MRT สุทธสิาร ทีว่ิง่ผา่นตามแนว
ถนนรชัดาภเิษก บรเิวณกลางสีแ่ยกสุทธสิาร มสีาย 73ก, 136, 137, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528 และ 529 
 

3) กำรเดินทำงด้วยรถไฟฟ้ำ MRT สามารถเลอืกเดนิทางรถไฟฟ้า MRT ที ่สถานีสุทธสิาร ฝัง่ตดิกบัสถานีต ารวจสุทธสิาร 
ซึ่งตัง้อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 300 เมตร และสามารถใช้เป็นเสน้ทางไปเชื่อมต่อกบัระบบรถไฟฟ้า MRT หรอื BTS 
สถานีอื่น ๆ ไดโ้ดยสะดวก 
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รปูท่ี 1-1 ทีต่ ัง้โครงการและการคมนาคมเขา้สูพ่ืน้ทีโ่ครงการ 
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1.8 ประเภทและขนำดโครงกำร  
 

 

โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 จดัเป็นอาคารขนาดใหญ่พเิศษ และอาคารสงู มหีอ้งพกัอาศยัรวมทัง้สิน้ 729 หอ้ง และที่
จอดรถยนต์ 409 คนั พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกและบรกิาร เช่น หอ้งออกก าลงักาย สระว่ายน ้า และสวนหย่อม เป็นต้น แสดง
ผงับรเิวณโครงการ และภาพจ าลองโครงการดงัรปูที ่1-2 ถงึรปูที ่1-3 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

- อาคาร A จ านวน 1 อาคาร สงู 25 ชัน้ มคีวามสงู 88.70 เมตร (ระดบัพืน้หลงัคา) หอ้งพกัอาศยัจ านวน 366 หอ้ง  
              และทีจ่อดรถยนตจ์ านวน 208 คนั 

- อาคาร B จ านวน 1 อาคาร สงู 32 ชัน้ มคีวามสงู 106.10 เมตร (ระดบัพืน้หลงัคา) หอ้งพกัอาศยัจ านวน 363 หอ้ง   
              และทีจ่อดรถยนตจ์ านวน 201 คนั 

 
1.9 กำรใช้ประโยชน์พื้นท่ีภำยในอำคำร 

 
กจิกรรมการใช้สอยประโยชน์ของทัง้สองอาคาร เน้นการพกัอาศยัและการพกัผ่อนเป็นหลกั พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวก

และบรกิารทีมุ่ง่เน้นส าหรบัการใชช้วีติสมยัใหมใ่นเมอืงหลวง ซึง่มรีายละเอยีดดงัตารางที ่1-2 
 

ตำรำงท่ี 1-2 ขนาดพืน้ทีแ่ละกจิกรรมการใชส้อยประโยชน์ของอาคารโครงการ  

ชัน้ท่ี 
อำคำร 

กิจกรรมกำรใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี ขนำดพื้นท่ี (ตร.ม) 
อำคำร A   

ชัน้ใตด้นิ หอ้งเครื่องปัม๊ 54.00 
1 ทีจ่อดรถยนต์ 47 คนั ทางวิง่รถยนต์ โถงต้อนรบั ห้องจดหมาย หอ้งส านักงาน นิติ

บุคคล ห้องควบคุม ห้องเก็บของ ห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ห้อง PRI-HV ห้องRMU 
หอ้งน ้า บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และโถงลฟิท์ 

1,860.00 
 

2 ที่จอดรถยนต์ 53 คัน ทางวิ่งรถยนต์ ห้องแม่บ้าน ห้องรปภ. ห้องเครื่องไฟฟ้า  
หอ้งระบบสุขาภบิาล บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และโถงลฟิท์ 

1,687.00 

3 ทีจ่อดรถยนต ์53 คนั ทางวิง่รถยนต ์หอ้งเครื่องไฟฟ้า หอ้งระบบสุขาภบิาล หอ้งน ้า 
บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และโถงลฟิท์ 

1,599.00 

4 ทีจ่อดรถยนต ์55 คนั ทางวิง่รถยนต ์หอ้งเครื่องไฟฟ้า หอ้งระบบสุขาภบิาล หอ้งน ้า 
บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และโถงลฟิท์ 

1,599.00 

5 ห้องพักอาศัย 18 ห้อง ห้องออกก าลังกาย ห้องน ้ า ห้องพักขยะ ห้องไฟฟ้า  
หอ้งระบบสุขาภบิาล สระว่ายน ้า บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และโถงลฟิท์ 

1,835.00 

6-11 หอ้งพกัอาศยั 20 หอ้ง/ชัน้ หอ้งพกัขยะ หอ้งไฟฟ้า หอ้งระบบสุขาภบิาล บนัไดหลกั 
บนัไดหนีไฟ และโถงลฟิท(์1,138X6) 

6,828.00 

12-17 หอ้งพกัอาศยั 18 หอ้ง/ชัน้ หอ้งพกัขยะ หอ้งไฟฟ้า หอ้งระบบสุขาภบิาล บนัไดหลกั 
บนัไดหนีไฟ และโถงลฟิท(์1,009X6) 

6,054.00 
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ตำรำงท่ี 1-2 ขนาดพืน้ทีแ่ละกจิกรรมการใชส้อยประโยชน์ของอาคารโครงการ (ต่อ) 

ชัน้ท่ี 
อำคำร 

กิจกรรมกำรใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี ขนำดพื้นท่ี (ตร.ม) 
อำคำร A   

18-21 หอ้งพกัอาศยั 16 หอ้ง/ชัน้ หอ้งพกัขยะ หอ้งไฟฟ้า หอ้งระบบสุขาภบิาล บนัไดหลกั 
บนัไดหนีไฟ และโถงลฟิท(์881X4) 

3,524.00 

22-25 หอ้งพกัอาศยั 14 หอ้ง/ชัน้ หอ้งพกัขยะ หอ้งไฟฟ้า หอ้งระบบสุขาภบิาล บนัไดหลกั 
บนัไดหนีไฟ และโถงลฟิท(์802X4) 

3,208.00 

หลงัคา หอ้งเครื่องปัม๊น ้า หอ้งเกบ็ของ พืน้ทีห่นีไฟทางอากาศ บนัไดหลกั และบนัไดหนีไฟ 910.00 
รวมพื้นท่ีใช้สอยอำคำร A 29,158.00 

อำคำร B   
ชัน้ใตด้นิ หอ้งเครื่องปัม๊ 56.00 

1 ทีจ่อดรถยนต์ 49 คนั ทางวิง่รถยนต์ หอ้งรปภ. หอ้งแม่บา้น หอ้งน ้า หอ้งส านักงาน 
หอ้งอเนกประสงค ์หอ้งควบคุม หอ้งจดหมาย โถงต้อนรบั หอ้งเกบ็ของ บนัไดหลกั 
บนัไดหนีไฟ และโถงลฟิท ์

1,440.0 

2 ทีจ่อดรถยนต ์43 คนั ทางวิง่รถยนต ์หอ้งน ้า บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และโถงลฟิท์ 1,370.00 
3 ทีจ่อดรถยนต ์49 คนั ทางวิง่รถยนต ์หอ้งน ้า บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และโถงลฟิท์ 1,493.00 
4 ที่จอดรถยนต์ 43 คนั ทางวิง่รถยนต์ ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องน ้า บนัไดหลกั บนัได 

หนีไฟ และโถงลฟิท ์
1,493.00 

4A ทีจ่อดรถยนต ์17 คนั ทางรถยนตว์ิง่ บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และโถงลฟิท ์ 719.00 
5 ห้องพักอาศัย 12 ห้อง ห้องออกก าลังกาย ห้องน ้ า ห้องพักขยะ ห้องไฟฟ้า  

หอ้งระบบสุขาภบิาล สระว่ายน ้า บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และโถงลฟิท์ 
1,518.00 

6-32 ห้องพักอาศัย 13 ห้อง/ชัน้ ห้องพักขยะ ทางเดิน โถงลิฟท์ โถงลิฟท์ดับเพลิง  
บนัไดหลกั และบนัไดหนีไฟ (771x27) 

20,817.00 

หลงัคา หอ้งเครื่องปัม๊น ้า พืน้ทีห่นีไฟทางอากาศ บนัไดหลกั และบนัไดหนีไฟ 889.00 
รวมพื้นท่ีใช้สอยอำคำร B 29,795.00 

ห้องพกัขยะ  
1 หอ้งพกัขยะเปียก และหอ้งพกัขยะแหง้ 15.00 

รวมพื้นท่ีใช้สอยอำคำรห้องพกัขยะ 15.00 
รวมพื้นท่ีใช้สอยอำคำร A+B+ห้องพกัขยะ 59,968.00 
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รปูท่ี 1-2 แสดงผงับรเิวณโครงการ 
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 รปูท่ี 1-3 แสดงภาพจ าลองโครงการ 
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1.10  กำรใช้น ้ำ 
 
 ระยะด าเนินการ คาดว่าโครงการจะมีปรมิาณการใช้น ้ ารวมเฉลี่ยทัง้หมดประมาณ  618.7 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยเป็น

ปรมิาณน ้าใชจ้ากอาคาร A เท่ากบั 311.65 ลกูบาศก์เมตร/วนั และอาคาร B เท่ากบั 307.05 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยน ้าทีใ่ชไ้ดร้บั
จากบรกิารน ้าประปานครหลวงสาขาพญาไท ที่ผ่านด้านหน้าโครงการ บนถนนรชัดาภิเษก 17 ซึ่งจะถูกส่งมาเก็บไว้ยงัถงัเก็บ 
น ้าส ารองใตด้นิ และถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า ของแต่ละอาคารดงัน้ี 

 

อำคำร A    - ถงัเก็บน ้าส ารองใต้ดิน จ านวน 2 ถงั ขนาดความจุรวมประมาณ 348.0 ลูกบาศก์เมตร ใช้ส าหรบัส ารอง 
                           น ้าใชท้ัว่ไป 240.0 ลกูบาศกเ์มตร และส ารองน ้าดบัเพลงิ 108.0 ลกูบาศกเ์มตร 
                                                  - ถงัเก็บน ้าส ารองชัน้หลงัคา จ านวน 2 ถงั ขนาดความจุรวมประมาณ 75.0ลูกบาศก์เมตร ใช้ส ารองน ้าใช้ 
                           ทัว่ไป 
                         - การส ารองน ้าใชโ้ครงการ (ถงัเก็บน ้าใต้ดนิ+ถงัเก็บน ้าชัน้ดาดฟ้า) รวมทัง้สิน้ 423 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น          
                           ส ารองน ้าใชท้ัว่ไป 315 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถส ารองน ้าใชไ้ดน้าน (315/311.65) 1.0 วนั และส ารองน ้า  
                           ดบัเพลงิ 108.0 ลกูบาศกเ์มตร ซึง่สามารถใชใ้นการดบัเพลงิไดน้าน 30.0 นาท ี

 

อำคำร B   - ถงัเก็บน ้าส ารองใต้ดิน จ านวน 2 ถงั ขนาดความจุรวมประมาณ 348.0 ลูกบาศก์เมตร ใช้ส าหรบัส ารอง 
                           น ้าใชท้ัว่ไป 240.0 ลกูบาศกเ์มตร และส ารองน ้าดบัเพลงิ 108.0 ลกูบาศกเ์มตร 

- ถงัเก็บน ้าส ารองชัน้หลงัคา จ านวน 2 ถงั ขนาดความจุรวมประมาณ 92.0 ลูกบาศก์เมตร ใช้ส ารองน ้าใช้
ทัว่ไป 

- การส ารองน ้าใชโ้ครงการ (ถงัเก็บน ้าใต้ดนิ+ถงัเก็บน ้าชัน้ดาดฟ้า) รวมทัง้สิน้ 440 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น
ส ารองน ้าใช้ทัว่ไป 332 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถส ารองน ้าใช้ได้นาน (332/ 307.05) 1.1 วนั และส ารอง 
น ้าดบัเพลงิ 108.0 ลกูบาศกเ์มตร ซึง่สามารถใชใ้นการดบัเพลงิไดน้าน 30.0 นาท ี

 
 

1.11  ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 
 

น ้ าเสียที่จะเกิดจากโครงการ คาดว่าเป็นน ้ าเสียที่มาจากกิจกรรมภายในโครงการซึ่งเป็นกิจกรรมจากการซักล้าง   
การอาบช าระ หอ้งน ้า และหอ้งครวั ประมาณ 494.96 ลูกบาศก์เมตร/วนั น ้าเสยีทีเ่กดิขึน้จะถูกรวบรวมมาตามท่อรวบรวมน ้าเสยี
ภายในแต่ละอาคาร และเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม แบบ Activated Sludge จ านวน 2 ชุด ฝังไว้ใต้ดนิภายในอาคาร A และ B 
โดยระบบสามารถรองรบัน ้าเสยีได้ 250 ลูกบาศก์เมตร/วนั/ชุด ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ บ่อดกัไขมนั บ่อเกรอะ บ่อปรบั
สมดุล ถงัเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถงัเก็บตะกอน และถงัพกัน ้าใส ซึ่งสามารถบ าบดัน ้าเสยีจนคุณภาพน ้าทิ้งผ่านมาตรฐาน 
ก่อนระบายลงสูท่่อระบายน ้าสาธารณะบนถนนซอยรชัดาภเิษก 17 ต่อไป  

 

ส าหรบัการบ าบดัน ้าเสยีที่เกิดขึ้นจากการชะล้างท าความสะอาดห้องพกัขยะ ซึ่งมีปรมิาณน ้าเสยีเกิดขึ้นประมาณ 0.1 
ลกูบาศก์เมตร/วนั จดัใหม้ถีงับ าบดัส าเรจ็รปูแบบเกรอะและเตมิอากาศสามารถรองรบัน ้าเสยีได้ 0.6 ลกูบาศก์เมตร/วนั จ านวน 1 
ชุด ประกอบดว้ยสว่นแยกกาก สว่นเตมิอากาศ และสว่นตกตะกอน 
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1.12 กำรระบำยน ้ำ 
 
ส าหรบัการก่อสรา้งโครงการจะก่อสรา้งอาคารตามรปูแบบทีด่นิของโครงการ โดยยกระดบัความสงูของถนนภายในโครงการ 

และอาคารโครงการให้สูงขึ้นจากระดบัถนนรชัดาภิเษก 1.00 เมตร เพื่อป้องกนัปัญหาน ้าท่วมขงัภายในโครงการ ซึ่งที่ตัง้ของ
อาคารไม่มกีารกดีขวาง หรอืเป็นอุปสรรคขดัขวางการไหลของน ้าแต่อย่างใด อกีทัง้โครงการจะมกีารพฒันาระบบระบายน ้าที่มี
ความถาวร ออกแบบเป็นท่อระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาด 0.40 และ 0.60 เมตร ความลาดชัน้ 1:500 เพือ่รวบรวมน ้าฝนที่
เกดิขึน้เขา้สู่ระบบท่อระบายน ้าสาธารณะดา้นหน้าโครงการ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบเรื่องน ้าท่วมขงัในพืน้ทีโ่ครงการ และโดยรอบ
โครงการได ้

 
 

1.13  กำรจดักำรมูลฝอย 
 

 

 1)  ควำมเพียงพอของภำชนะรองรบัขยะ 
 

 อาคาร A :    - ชัน้ที่ 1- 4 เป็นที่จอดรถยนต์ จดัให้มีถงัขยะรองรบัขยะขนาด 30 ลิตร จ านวน 2 ถงั ส าหรบัรองรบั 
                                ขยะเปียกจ านวน 1 ถัง และขยะแห้งจ านวน 1 ถังพร้อมถุงด าส าหรบัรองรบัขยะ พร้อมที่เขี่ยบุหรี ่  
                                บรเิวณโถงลฟิท ์

     - ชัน้ที่ 5-25 เป็นห้องพกัอาศยั จดัให้มหี้องพกัขยะอยู่ใกล้กบับนัไดหลกั มพีื้นที่ 3.4 ตร.ม. โดยภายใน 
                                ห้องพกัขยะแต่ละชัน้ จดัให้มถีงัขยะ จ านวน 3 ใบ ส าหรบัขยะแห้ง (ถงัสเีหลอืง) และขยะเปียก (ถงัสี  
                                เขยีว) ขนาด 100 ลติร และขยะอนัตราย (ถงัสแีดง) ขนาด 20 ลติร 

 
 อาคาร B :     - ชัน้ที่ 1- 4 เป็นที่จอดรถยนต์ จดัให้มีถงัขยะรองรบัขยะขนาด 30 ลิตร จ านวน 2 ถงั ส าหรบัรองรบั 

                                 ขยะเปียกจ านวน 1 ถัง และขยะแห้งจ านวน 1 ถังพร้อมถุงด าส าหรบัรองรบัขยะ พร้อมที่เขี่ยบุหรี ่  
                                 บรเิวณโถงลฟิท ์

      - ชัน้ที่ 2-32 จัดให้มีห้องพักขยะ อยู่ใกล้กับโถงลิฟท์ มีพื้นที่  2.97 ตร.ม. โดยภายในห้องพักขยะ 
                                 แต่ละชัน้ จดัใหม้ถีงัขยะ จ านวน 3 ใบ ส าหรบัขยะแหง้ (ถงัสเีหลอืง) และขยะเปียก (ถงัสเีขยีว) ขนาด   
                                 100 ลติรและขยะอนัตราย (ถงัสแีดง) ขนาด 20 ลติรส าหรบัการเกบ็รวบรวมขยะมลูฝอย  
 

2)  กำรรวบรวมขยะมูลฝอย 
 

  ส าหรบัการเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย แม่บา้นจะท าการเก็บขนขยะในแต่ละชัน้มารวมกนัทีช่ ัน้ล่างทุกวนั เพื่อน าไปเก็บ
ยงัอาคารพกัขยะรวมของโครงการ ตัง้อยู่บรเิวณดา้นทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของโครงการ แยกเป็นสว่นรองรบัขยะแหง้-อนัตราย 
และขยะเปียก  

 

3)  กำรก ำจดัขยะมูลฝอย 
 

พืน้ทีโ่ครงการ อยู่ในความรบัผดิชอบการเกบ็ขนขยะของเขตดนิแดง ดงันัน้ทางโครงการจงึขอความอนุเคราะหเ์กบ็ขน
ขยะจากฝ่ายรกัษาความสะอาด และสวนสาธารณะ เขตดินแดง ซึ่งจะเข้ามาเก็บขนขยะบรเิวณที่พักขยะรวมของโครงการ  
โดยโครงการไดข้อการใหบ้รกิารเกบ็ขนขยะจากส านักงานเขตดนิแดง ซึง่รถเกบ็ขนมูลฝอยสามารถวิง่เขา้ไปท าการเกบ็ขนขยะที่
หอ้งพกัขยะรวมของโครงการไดอ้ย่างสะดวก 
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1.14  ระบบไฟฟ้ำ 
 

1)  ระบบไฟฟ้ำทัว่ไป  
 

การใชไ้ฟฟ้าของโครงการจะไดร้บับรกิารจากการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสนโดยไดข้อรบัการยนืยนัจากการไฟฟ้าฯ 

ว่าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัโครงการอย่างเพียงพอตามหนังสอืรบัรองการให้บรกิาร โดยโครงการได้ติดตัง้หม้อแปลง

ไฟฟ้าแรงสงูจ านวน 4 ชุด เพื่อลดแรงดนัไฟฟ้าใหเ้ป็นระบบไฟฟ้าแรงต ่าเขา้สูอุ่ปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟก่อนจ่ายไปยงัแต่ละหอ้ง

ของแต่ละชัน้ในอาคารโครงการ 
 

2)  ระบบไฟฟ้ำส ำรอง 
 

ระบบไฟฟ้าส ารองของโครงการ มจี านวนทัง้สิน้ 2 เครื่อง ขนาด 250 KVA เพือ่ส ารองไฟฟ้าส าหรบัอาคาร A และอาคาร 
B เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์ดเีซลและแบตเตอรี ่โดยตดิตัง้ภายในหอ้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าชัน้ที่ 1 ของ
อาคาร A และจ่ายแยกไปยงัตู้เมนสวทิซ์ไฟฟ้าฉุกเฉิน (Main Distribution Board : MDB) เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กบัเครื่องใชไ้ฟฟ้ากรณี
ไฟฟ้านครหลวงเกดิขดัขอ้ง 

 

3)  ระบบป้องกนัไฟฟ้ำรัว่และป้องกนัฟ้ำผ่ำ 
 

ทางโครงการยงัได้จดัให้มรีะบบสายดนิ เพื่อป้องกนัอนัตรายที่เกดิจากไฟฟ้ารัว่และกระแสไฟฟ้าลดัวงจร และระบบ
ป้องกนัฟ้าผ่าแบบเสาล่อฟ้า เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง นอกจากนี้ยงัจดัใหม้ี
สายสญัญาณโทรศพัท์สายนอก 1 จุด สายใน 1 จุด และสายสญัญาณโทรทศัน์อย่างน้อย 1 จุด ในทุกห้องพกัของทัง้ 2 อาคาร 
สว่นหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ก าหนดใชเ้ป็นแบบประหยดัพลงังาน 
 

1.15 ระบบระบำยอำกำศ 
 

1)  ระบบระบำยอำกำศภำยในอำคำร  
 

ระบบระบายอากาศภายในหอ้งพกัแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1.1) การระบายอากาศโดยวธิกีล บรเิวณทีต่้องการการหมุนเวยีนของอากาศเพิม่มากขึน้จะใชพ้ดัลมระบายอากาศช่วย 

ไดแ้ก่ ภายในหอ้งนิตบิุคคล หอ้งออกก าลงักาย หอ้งเครื่องปัม้ หอ้งเกบ็ของ และหอ้งน ้าของหอ้งพกัอาศยั 
1.2) การระบายอากาศโดยวธิีธรรมชาติ โดยอาศยัช่องเปิดของห้องพกั ได้แก่ประตู และหน้าต่าง แบบกระจกเลื่อน  

ช่องลม ช่องว่างของอาคาร รวมถงึระเบยีงหอ้งพกัแต่ละหอ้ง 
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2)  ระบบระบำยอำกำศของบนัไดหนีไฟ และโถงลิฟท์ดบัเพลิง 
 

2.1) อาคาร A 
 

 - บนัไดหนีไฟ บนัไดหนีไฟของโครงการ มจี านวน 2 แห่ง ผนังของบนัไดหนีไฟที่อยู่ภายในตวัอาคารเป็นผนังทน
ไฟทุกด้าน โดยใช้ระบบระบายอากาศ 2 แบบ คือ ชัน้ที่ 1-4 แบบอัดอากาศ อตัราการอดัอากาศ 16,500 CFM และชัน้ที่ 5-
หลงัคา แบบธรรมชาต ิโดยมชี่องเปิดเป็นบานกระจกเปิดออกสูน่อกอาคาร เชื่อมต่อกบัอากาศภายนอกโครงการ 

 

 - โถงลิฟท์ดบัเพลิง โครงการจดัให้มีลิฟท์ดบัเพลิงจ านวน 1 ชุด ติดกับลิฟท์โดยสารของโครงการ ซึ่งมีจ านวน
ทัง้หมด 4 ชุด ที่ห้องโถงลฟิท์โดยสาร/ดบัเพลงิ ซึ่งมผีนังและประตูแยกออกจากทางเดนิภายในอาคารโดยโถงลฟิท์ดงักล่าว ใช้
ระบบระบายอากาศ 2 แบบ คอื ชัน้ที ่1-4 แบบอดัอากาศ มอีตัราการอดัอากาศ 16,000 CFM และชัน้ที ่5-หลงัคา แบบธรรมชาต ิ
โดยมชี่องเปิดเป็นบานกระจกเปิดออกสูภ่ายนอกอาคารเชื่อมต่อกบัอากาศภายนอกโครงการ 

 

2.2) อาคาร B 
 

- บนัไดหนีไฟ บนัไดหนีไฟของโครงการ มจี านวน 2 แห่ง ผนังของบนัไดหนีไฟทีอ่ยู่ภายในตวัอาคารเป็นผนังทน
ไฟทุกด้าน โดยใช้ระบบระบายอากาศ 2 แบบ คือ ชัน้ที่ 1-4 แบบอัดอากาศ อตัราการอดัอากาศ 16,200 CFM และชัน้ที่ 5-
หลงัคา แบบธรรมชาต ิโดยมชี่องเปิดเป็นบานกระจกเปิดออกสูน่อกอาคาร เชื่อมต่อกบัอากาศภายนอกโครงการ 

 

- โถงลิฟท์ดบัเพลิง โครงการจดัให้มีลิฟท์ดบัเพลิงจ านวน 1 ชุด ติดกบัลิฟท์โดยสารของโครงการ ซึ่งมีจ านวน
ทัง้หมด 4 ชุด ที่ห้องโถงลิฟท์โดยสาร/ดบัเพลิง ซึ่งมีผนังและประตูแยกออกจากทางเดินภายในอาคาร โดยมีช่องเปิดเป็น  
บานกระจกเปิดออกสูภ่ายนอกอาคารเชื่อมต่อกบัอากาศภายนอกโครงการ 

 
1.16 ระบบป้องกนัอคัคีภยั 
 

โครงการได้จดัให้มกีารติดตัง้ระบบป้องกนัอคัคภียั ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวงฉบบัที่ 50 
(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

1) ระบบสญัญำณเตือนเพลิงไหม้ ตดิตัง้ในทุกชัน้ของอาคาร ประกอบดว้ย 
 

1.1 แผงควบคุมระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้(Fire Alarm Control Panel : FACP) จะอยู่บรเิวณหอ้งส านักงานนิติ
บุคคล ท าหน้าทีเ่ป็นศูนยร์บัส่งสญัญาณตรวจรบั เมื่ออุปกรณ์แจง้เหตุที่ตดิตัง้ไวเ้ริม่ท างานจะส่งสญัญาณไปยงัแผงควบคุม และ
หากมเีหตุเกดิเพลงิไหมก้็จะส่งสญัญาณแจง้เหตุให้ทราบทัว่ทัง้อาคาร นอกจากน้ียงัมตีู้แสดงแผนผงัโซนของโครงการ (Graphic 
Annunciator : GANN) ชุดจ่ายไฟช่วยพรอ้มแบตเตอรี ่และระบบเสยีงตามสายประกาศ 

 

1.2 อุปกรณ์ส่งสญัญาณเพื่อให้หนีไฟ เป็นสญัญาณแบบกริง่ (Alarm Bell) และ Fire Phone Jack โดยจะติดตัง้ไว้ใกล้
กบั Manual Station บรเิวณโถงลฟิท์ และหน้าบนัไดหนีไฟในทุกชัน้ของอาคาร โดยท าหน้าทีร่บัสญัญาณจากเครื่องตรวจจบัควนั 
และความรอ้น เพือ่สง่เสยีงเมือ่เกดิเหตุเพลงิไหม ้
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1.3 อุปกรณ์แจง้เหตุตดิตัง้ 2 ประเภท ทัง้แบบแจง้เหตุอตัโนมตั ิและแบบใชม้อืกด ดงัน้ี 
 

(1) ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มอื (Manual Station) พร้อมสญัญาณเสยีงจะตดิตัง้ไวบ้รเิวณโถงลฟิท์และหน้าบนัไดหนี
ไฟในทุกชัน้ของอาคาร 

(2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตัง้ไว้ภายในห้องพักอาศัยทุกห้อง ห้องส านักงานนิติบุคคล  
โถงลฟิท ์และทางเดนิของทุกชัน้ 

(3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector) เป็นแบบตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (Rate of Rise 
Detector) มหีลกัการท างาน คอื เมื่อมอีตัราการเพิม่ของอุณหภูมสิูงเกนิอตัราพกิดัที่ตัง้ไว ้เครื่องจะท างานทนัท ีตดิตัง้ไวภ้ายใน
หอ้งพกัอาศยัทุกหอ้ง 
 

2) ระบบป้องกนัเพลิงไหม้ ซึง่ประกอบดว้ย ระบบท่อยนื ถงัเกบ็น ้าส ารอง หวัดบัเพลงิ และหวัรบัน ้าดบัเพลงิ ดงัน้ี  
 

2.1 ท่อยืน เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาสีแดง จ านวน  3 ท่อยืน ติดตัง้ตัง้แต่ชัน้ล่างไปยังชัน้บนสุดของแต่ละอาคาร  
เชื่อมกบัท่อเมนสง่น ้าและถงัเกบ็น ้าใตด้นิของแต่ละอาคาร และหวัรบัน ้าดบัเพลงิภายนอกอาคาร 

2.2 ตู้สายฉีดน ้าดบัเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วย หวัต่อสายฉีดน ้าดบัเพลงิ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2½ 
น้ิว และสายฉีดน ้าดบัเพลงิชนิดแขง็ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 1 น้ิว ยาว 30 เมตร ตดิตัง้ไวใ้นบรเิวณโถงลฟิท์ดบัเพลงิ และบนัได
หนีไฟ ซึ่งสามารถครอบคลุมการดบัเพลงิได้ทัง้ชัน้ โดยชัน้จอดรถยนต์อาคาร  A และ B จ านวน 3 ตู้/ชัน้ และชัน้ห้องพกัอาศยั 
จ านวน 2 ตู/้ชัน้ 

2.3 หวัรบัน ้าดบัเพลงินอกอาคาร (FDC) จ านวน 2 หวั/อาคาร รวม 4 หวัเป็นหวัรบัน ้าแบบ 2 ทศิทาง ขนาด 2 ½ น้ิว 
x 2 ½ น้ิว x 6 น้ิว อยู่บรเิวณดา้นขา้งอาคาร A เพือ่รบัน ้าจากรถดบัเพลงิเตมิลงในถงัเกบ็น ้าใตด้นิ 

2.4 น ้าส ารองดบัเพลงิ เกบ็ไวใ้นถงัเกบ็น ้าใต้ดนิอาคาร A และ B มปีรมิาตร 108.0 ลกูบาศก์เมตร ท าใหก้ารส ารองน ้า
ส าหรบัดบัเพลงิของโครงการทีเ่ตรยีมไวส้ามารถส ารองไดน้าน 30.0 นาท ี

 

3) เครื่องดบัเพลิงแบบมือถือ เป็นเครื่องดบัเพลงิเคมชีนิดแหง้ ขนาดความจุ 4.5กโิลกรมั โดยตดิตัง้ไวร้วมกบัตู้สายฉีด
ดบัเพลงิทุกตู ้

 

4) ระบบจ่ำยน ้ำอตัโนมติั (Sprinkler System) ตดิตัง้ไว้บรเิวณโถงทางเดนิ ห้องพกัทุกห้อง ส่วนส านักงาน ห้องต่างๆ 
และที่จอดรถยนต์ โดยต าแหน่งการตดิตัง้Sprinkler แต่ละหวัจะห่างกนัประมาณ 4 เมตร ทัง้น้ีเพื่อให้สามารถท างานครอบคลุม
พืน้ทีท่ ัง้หมดในแต่ละชัน้ของอาคาร  

 

5) บนัไดหนีไฟ เป็นบนัไดคอนกรตีเสรมิเหลก็ จ านวนรวม 2 บนัไดที่ช่วยอพยพคนออกจากตวัอาคารชัน้บนสุดถงึชัน้
พืน้ดนิ มายงัจุดรวมพลไวอ้ย่างปลอดภยั 
 

6) ลิฟท์ดบัเพลิง 
 

- อาคาร A จดัใหม้ลีฟิท์ดบัเพลงิ จ านวน 1 ชุด ใชร้่วมกบัโถงลฟิท์โดยสารจ านวน 1 ชุด พรอ้มระบบระบายอากาศ 2 
แบบคอื ชัน้ที่ 1-4 แบบอดัอากาศมอีตัราการอดัอากาศ 16,000 CFM และชัน้ที ่5-หลงัคา แบบธรรมชาต ิโดยมชี่องเปิดเป็นบาน
กระจกเปิดออกสู่ภายนอกอาคาร เชื่อมต่อกับอากาศภายนอกโครงการ และโถงสู้ไฟ ลิฟท์ดับเพลิงสามารถใช้งาน  
ไดต้ลอดเวลาและสามารถจอดไดทุ้กชัน้ 

- อาคาร B จดัใหม้โีถงลฟิท์ดบัเพลงิพรอ้มลฟิท์ดบัเพลงิจ านวน 1 ชุด พรอ้มระบบระบายอากาศแบบธรรมชาต ิโดยมี
ช่องเปิดเป็นบานกระจกเปิดออกสู่ภายนอกอาคาร เชื่อมต่อกบัอากาศภายนอกโครงการ และโถงสูไ้ฟ ลฟิท์ดบัเพลงิสามารถใช้
งานไดต้ลอดเวลา และสามารถจอดไดทุ้กชัน้ 
 

mailto:info.smartenvir@gmail.com


 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) 

โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 ครัง้ท่ี 1/2569 (มกราคม – มถิุนายน 2569) 

 

 1-21 

   

Smart Environmental Consultants Co.,Ltd 
225/6, Moo. 3, Ban Chang, Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000  
Tel. 02-117-0044, 099-509-6465, E-mail : info.smartenvir@gmail.com 

 

7) ระบบไฟส่องสว่ำงฉุกเฉิน เป็นโคมไฟฉุกเฉิน พร้อมแบตเตอรี่ส ารองไฟได้นาน  2ชัว่โมง จ่ายไฟฟ้าส าหรบักรณี
ฉุกเฉิน แยกเป็นอสิระจากระบบอื่น และสามารถท างานได้โดยอตัโนมตัเิมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดท างาน โดยสามารถจ่าย
พลงังานไฟฟ้าไดเ้พยีงพอ เป็นระบบไฟสอ่งสว่างฉุกเฉินตดิตัง้ไวบ้รเิวณทางเดนิ โถงลฟิท ์บนัไดหนีไฟ และทีจ่อดรถยนต์ 

8) ลำนหนีไฟทำงอำกำศ เป็นลานคอนกรตีเสรมิเหลก็ จ านวน 1 ลาน อยู่ที่พื้นที่ชัน้หลงัคา อาคาร A และอาคาร B มี
ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 10.0 x 10.0 เมตร  

 

9) ป้ำยบอกทำงหนีไฟ เป็นกล่องป้ายที่มตีวัอกัษร “Fire Exit ทางหนีไฟ” ภายในมไีฟส่องสว่างได้พลงังานไฟฟ้าจาก
หลอดฟลูออเรสเซนต์ พร้อมแบตเตอรี่สามารถส ารองไฟได้นาน  2 ชัว่โมงเมื่อไฟดบั ตดิตัง้ไว้บรเิวณทางเขา้-ออกบนัไดหนีไฟ 
และทางเดนิ 

 

10) ป้ำยบอกต ำแหน่งจุดท่ีอยู่ เป็นป้ายพลาสติกใสปิดหุ้มภาพแปลนของชัน้ต่างๆในอาคาร มีรายละเอียดต าแหน่ง
อุปกรณ์ดบัเพลงิ ลฟิท ์ทางหนีไฟ เป็นตน้ ตดิไวบ้รเิวณหอ้งโถงหน้าลฟิทข์องทุกชัน้ 

 

11) ระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผ่ำ ประกอบด้วย เสาล่อฟ้า สายล่อฟ้าสายตัวน าสายน าลงดิน และหลกัสายดินที่
เชื่อมโยงกนัเป็นระบบ  

 

12) จุดรวมพล ส าหรบัผูพ้กัอาศยัของอาคาร A และ B ใช้จุดรวมพลร่วมกนั โดยคดิที่จ านวนผูพ้กัอาศยัของอาคารที่มี
จ านวนผูพ้กัอาศยัมากทีสุ่ดมาก าหนดขนาดพืน้ทีจุ่ดรวมพลของโครงการ โดยไดก้ าหนดจุดรวมพลไวท้ี่บรเิวณสวนหย่อมดา้นหน้า
โครงการ (ตดิกบัถนนรชัดาภเิษก 17) มขีนาดพืน้ทีร่วมเท่ากบั 428.4 ตารางเมตร  
 
1.17 พื้นท่ีสีเขียว 

 
       ทางโครงการได้จดัพื้นที่สีเขยีวไว้ให้เป็นสวนหย่อมบริเวณชัน้ล่าง (แสดงรายละเอียดการจดัพื้นที่สีเขียวดงัรูปที่ 1-3)  

เพื่อเพิม่ทศันียภาพที่ร่มรื่นให้กบัอาคาร นอกจากน้ียงัจดัพืน้ทีส่เีขยีวไวท้ีช่ ัน้ที่ 5 และชัน้หลงัคาของอาคาร A และ B รวมมพีืน้ที่

สวนทัง้หมดประมาณ 3,070.16 ตารางเมตร คดิเป็นสดัส่วนผูพ้กัอาศยัภายในโครงการต่อพื้นทีส่เีขยีว (3,001 คน ต่อ 3,070.16 

ตร.ม. หรอื 1 คนต่อ 1.02 ตร.ม.) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

พ้ืนท่ีชัน้ล่ำง มพีืน้ทีส่เีขยีว 1,966.25 ตารางเมตร มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 (1) ไมย้นืตน้ มขีนาดพืน้ทีส่เีขยีว 1,251.58 ตร.ม. ไมย้นืตน้ทีป่ลกูประมาณ 309 ตน้ ไดแ้ก ่

   - ตน้อโศกอนิเดยี  198 ตน้ 

   - ตน้อนิทนิลน ้า  22 ตน้    

   - ตน้ชงโค  32 ตน้ 

   - ตน้ตะแบก  57 ตน้ 

   (2) ไม้พุ่มและพืชคลุมดิน มขีนาดพื้นที่สเีขยีว 1,251.58 ตร.ม. ได้แก่ ต้นโมก พุด แก้ว หมากผู้หมากเมีย  

       ไทรใบกลม ไทรยอดทอง ขาไก่ พยบัหมอก เดหลใีบกลว้ย เขม็เลก็ แกว้ และหญา้นวลน้อย 

        รวมพืน้ทีส่เีขยีวชัน้ล่างทัง้หมด 1,966.25 ตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 65.52 ของพืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมด 
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พื้นท่ีบนอำคำร มพีืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมด 1,103.91 ตารางเมตร 

       - ชัน้ที่ 5 อาคาร A และ B มขีนาดพื้นที่สเีขยีว 268.39 ตร.ม. ปลูกเป็นสวนหย่อมบนอาคาร ปลูกไมพุ้่ม/ 

       ไมค้ลุมดนิ ไดแ้ก่ ตน้เดหลใีบกลว้ย แกว้ ไทรใบกลม และหญา้นวลน้อย 

       - ชัน้หลงัคา อาคาร A และ B มขีนาดพื้นที่สเีขยีว 835.52 ตร.ม. ปลูกเป็นสวนหย่อมบนอาคาร ปลูกไม้ 

       พุม่/ไมค้ลุมดนิ ไดแ้ก่ ตน้แกว้ และหญา้นวลน้อย 

       พืน้ที่สเีขยีวและพืน้ทีส่ าหรบัพกัผ่อนนันทนาการของโครงการ เป็นพืน้ที่ส่วนกลางที่ผูพ้กัอาศยัสามารถเขา้ไปใช้ประโยชน์
ในการพักผ่อน ผ่อนคลาย ออกก าลงั บริเวณสวนหย่อม และต้นไม้บริเวณรอบๆ โครงการได้ ซึ่งในการออกแบบสวนของ
โครงการนัน้ ทางโครงการไดห้ลกีเลี่ยงต าแหน่งของการปลูกพรรณไมไ้ม่ให้ซ้อนทบักบัระบบท่อระบายน ้า ท่อน ้า  Reuse ระบบ
บ าบดัน ้าเสยี และรัว้ของโครงการ  
 
1.18 ระบบรกัษำควำมปลอดภยัของโครงกำร 
 

โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยประจ าอยู่ภายในโครงการตลอดเวลา  24 ชัว่โมง เพื่อคอยอ านวยความ
สะดวกและตรวจสอบความสงบเรยีบร้อยของผู้พักอาศยัและประตูเปิด -ปิดด้วยระบบ Key Card นอกจากน้ียงัจดัให้มีระบบ
สญัญาณโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ตดิตัง้ไวใ้นแต่ละอาคาร 
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รปูท่ี 1-4 ผงัปลูกไม้ยืนต้นชัน้ล่ำงของโครงกำร 
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บทท่ี 2 

ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั 

และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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บทท่ี 2 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

จากการศกึษามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม

โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 (ชื่อเดิมโครงการอาคารชุดสูง 25 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร และสูง 32 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร)  

ทีก่ําหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มตามหนงัสอืเลขที ่ทส 1009.5/5190 ลงวนัที ่31 พฤษภาคม 2555 ปัจจุบนัอยู่ในระยะเปิดดาํเนินการ ในความดแูล

ของนิตบุิคคลอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

บรษิทั สมารท์ เอน็ไวรอนเมนทอล คอนซลัแตนท์ จํากดั ทําการตรวจประเมนิดว้ยวธิ ีWalk Through Survey พรอ้มทัง้

รวบรวมเอกสาร และถ่ายภาพประกอบผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ สามารถสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มในช่วงระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2569 ดงัตารางที ่2-1  
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ตารางท่ี 2-1 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  
 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ     

 1.1 สภาพภมิูประเทศ 

 

- สภาพภูมปิระเทศบรเิวณโครงการจะยงัคงเป็น

สภาพเป็นที่ราบดังเดิม แต่สิ่งปกคลุมดินจะ

เปลี่ยนจากพื้นที่จอดรถยนต์ชัว่คราวของ

ธนาคารธนชาต ิบางส่วนเป็นพืน้ทีว่่าง และพืน้ที่

รกร้าง เป็นอาคารสูง 32 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร 

และสูง 25 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงในด้านการบดบัง

แสงแดด การบดบงัและเปลี่ยนแปลงทศิทางลม 

การบดบงัทศันียภาพต่ออาคารขา้งเคยีง และการ

บดบงัคลื่นวทิยุโทรทศัน์ 

- จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายใน

พื้นที่โครงการให้มสีภาพดอียู่เสมอตามมาตรการ

ในเรื่องสุนทรภีาพและทศันียภาพ 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ และ

จดัทําสวนหย่อม เพื่อทศันียภาพทีด่ ีพรอ้มทัง้จดั

ให้มีพนักงานดูแลต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวให้

สวยงามอยู่เสมอ 

รปูที ่2-1  

รปูที ่2-2 

1.2 ดินและการชะล้าง  

     พงัทลาย 

- ไม่มผีลกระทบทีม่นียัสาํคญั - - - 

1.3 คณุภาพอากาศ 1. มลภาวะจากการระบายความร้อนจากเครื่อง- 

ปรบัอากาศออกสู่บรรยากาศภายนอกโดยรอบ

อาคาร 

- ภายในอาคารมกีารปรบัอากาศทัง้หมด 1,599 

ตนั จะเกดิความรอ้นจากคอยลร์อ้นสูบ่รรยากาศ

โดยรอบโครงการประมาณ 0.066ºC ทําให้

อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 40.8ºC เป็น 40.866ºC 

คาดว่าเกดิขึน้แบบไม่มนียัสาํคญั 

1. จัด ให้ มีก า รป ลูก ไ ม้ ยืนต้ น ต ามแ น ว รั ้ว 

โครงการ เพื่อเป็นแนวกําบังความร้อนจาก

เครื่องปรบัอากาศ 

- จดัให้มกีารปลูกไม้ยนืต้นตามแนวรัว้โครงการ 

และจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวโดยรอบโครงการเพื่อเป็น

แนวกําบงัความรอ้นจากเครื่องปรบัอากาศ พรอ้ม

ทัง้จดัใหม้พีนกังานดแูลตน้ไมใ้หส้วยงามอยู่เสมอ 

รปูที ่2-1  

รปูที ่2-2 

รปูที ่2-3 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-1) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  
 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ  

         (ต่อ) 

2. โรคที่มีสาเหตุมาจากเครื่องปรบัอากาศ

แบ่งออกเป็น 

• โรคภูมแพห้รอืโรคแพ ้(Allergy)  

   เกิดจากฝุ่ น เชื้อรา ซึ่งอยู่ในเครื่องกรอง  

   อากาศหรอืแผ่นกรองในเครื่องปรบัอากาศ 

• โรคลเีจยีนแนร ์(Legionnaires disease)  

สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนล- 

ล่านิวโมฟิลา (Legionella pneumophila)

เป็นเชือ้ทีก่่อใหเ้กดิโรคลเีจยีนแนร ์ซึง่เป็น

โรคปอดอกัเสบ เฉียบพลนั เชื้อนี้จะอาศยั

อยู่ ใ นแห ล่ งที่ มี  อุณหภู มิ เ หมาะสม  

(25-45ºC) 

3. มลภาวะจากการเผาไหมเ้ชื้อเพลงิเครื่องยนต์ 

ในยานพาหนะของผู้เข้าพักอาศัยจํานวน 

409 คนั 

- ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

ของทัง้สองอาคารเมื่อมกีารใช้รถยนต์พร้อม

ทัง้กนัทัง้โครงการ 2.69 มก./ลบ.ม. เมื่อรวม

กับคุณภาพอากาศในปัจจุบัน (0.60 มก./ 

ลบ.ม.) จะเพิม่เป็น 3.29 มก./ลบ.ม. คาดว่า

จะเกดิผลกระทบน้อย 

 

2. ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจํา  

เพื่ อ เพิ่มประสิทธิภาพการทํ างานของเครื่ อง 

ปรบัอากาศ และยงัเป็นการป้องกันการสะสมของ 

เชือ้โรค และเชือ้แบคทเีรยีต่างๆ 

- ทางโครงการมกีารรณรงค์ใหผู้พ้กัอาศยัล้างทํา

ความสะอาดเครื่องปรับอากาศในห้องพักเป็น

ประจํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและ

ป้องกนัการสะสมของเชื้อโรค สําหรบัส่วนกลาง

ของโครงการกําหนดใหม้กีารลา้งทําความสะอาด

ทุกๆ 3 เดอืน 

รปูที ่2-4 

รปูที ่2-5 

3. ให้นิติบุคคลอาคารชุด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พกั

อาศัยทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 

เดอืน/ครัง้ 

- ทางโครงการมกีารรณรงค์ใหผู้พ้กัอาศยัล้างทํา

ความสะอาดเครื่องปรับอากาศในห้องพักเป็น

ประจํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและ

ป้องกนัการสะสมของเชือ้โรค 

รปูที ่2-4 

รปูที ่2-5 

4. เจา้ของโครงการต้องเลอืกใช้เครื่องปรบัอากาศที่มี

ฉลากประหยัดไฟ และต้องไม่มีสาร CFCs เป็น

สว่นประกอบ 

- ทางโครงการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มี

ฉลากประหยัดไฟ และไม่มีสาร CFCs เป็น

สว่นประกอบ  

รปูที ่2-6 

 

5. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่

เสมอ เปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเท

ไดส้ะดวก 

- โครงการได้ออกแบบอาคารให้มีช่องระบาย

อากาศเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคาร

ถ่ายเทได้สะดวก พร้อมทัง้จดัให้มเีจ้าหน้าทีดู่แล

ระบบการระบายอากาศภายในอากาศภายใน

อาคารใหด้อียู่เสมอ 

รปูที ่2-7 

6. จดัให้มพีื้นที่สเีขยีว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ

เพื่อช่วยดูดซบัคารบ์อนมอนอกไซด์ และลดอุณหภูมิ

อนัเนื่องจากการคายน้ําของพชื และการระเหยน้ําจาก

ผวิดนิ 

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ชนิด

ต่างๆเพื่อช่วยดูดซบัคาร์บอนมอนอกไซด์ และ

ลดอุณหภูมิ และจัดให้มีพนักงานดูแลต้นไม้ให้

สวยงามอยู่เสมอ 

รปูที ่2-1  

รปูที ่2-2 

รปูที ่2-3 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-2) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ  

     (ต่อ) 

- ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

0.071 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกบัคุณภาพอากาศ

ของโครงการในปัจจุบนั (0.0171 มก./ลบ.ม.) 

จะเพิม่เป็น 0.0881 มก./ลบ.ม. คาดว่าจะเกดิ

ผลกระทบน้อย 

- ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) 0.48 มก ./ 

ลบ.ม. เมื่อรวมกบัคุณภาพอากาศของโครงการ

ในปัจจุบนั (4.86 มก./ลบ.ม.) จะเพิม่เป็น 5.34 

มก./ลบ.ม. คาดว่าจะเกดิผลกระทบน้อย 

- ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) 0.0031 มก./ 

ลบ.ม.  เมื่ อรวมกับคุณภาพอากาศของ

โครงการในปัจจุบนั (0.095 มก./ลบ.ม.) จะ

เพิ่มเป็น 0.0981 มก./ลบ.ม. คาดว่าจะเกิด

ผลกระทบน้อย 

- ปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดอกไซด์ (SO2) 0.031 

มก./ลบ.ม. มีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ

อากาศทีก่ําหนดไว ้0.78 มก./ลบ.ม. 

 

7. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ภายใน

โครงการใหด้อียู่เสมอ เพื่อดูดซบัไอเสยีจากรถยนต์ 

บดบงัแสงไฟ และฝุ่ นละออง 

- จัดให้มีพนักงานดูแลต้นไม้ สวนหย่อมใน

โครงการให้มสีภาพดีอยู่เสมอ เพื่อดูดซบัไอเสยี

จากรถยนต ์บดบงัแสงไฟ และฝุ่ นละออง 

รปูที ่2-2 

8. ติดป้ายประกาศให้ดบัเครื่องยนต์ทนัทีเมื่อจอด 

ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ตดิตัง้ไว้บรเิวณที่

สามารถมองเหน็ได ้

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่รปภ. ตรวจตราลาน

จอดรถอยู่เสมอหากพบเหน็ผูท้ีไ่ม่ดบัเครื่องยนต์

จะเขา้ไปตกัเตอืนทนัท ี 

- 

9. ติดตัง้ป้ายจํากัดความเร็วของรถที่ เข้า-ออก  

มคีวามเรว็ไม่เกนิ 30 กม./ชม. และคนัสะดุด บรเิวณ

ดา้นหน้าทางเขา้อาคาร เพื่อลดความเรว็และป้องกนั

การฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองเนื่องจากถนน 

- มีการติดตัง้ป้ายจํากัดความเร็วของรถไม่เกิน 

20 กม./ชม. และสนันูนภายในพืน้ทีโ่ครงการ เพือ่

ชะลอความเร็วและป้องกันการฟุ้งกระจายของ 

ฝุ่ นละอองเนื่องจากถนน 

รปูที ่2-8 
รปูที ่2-9 

10. จดัให้มกีารปลูกพชืประเภทไม้ประดบับริเวณ

ชัน้ลานจอดรถยนต์ เพื่อทําหน้าที่ในการกรองและ

ดกัจบัสารมลพิษทางอากาศไม่ไห้ออกสู่ภายนอก

โครงการ 

- จัดให้มีการปลูกไม้ประดบับริเวณลานจอดรถ 

เพือ่ทาหน้าทีใ่นการกรองและดกัจบัมลพษิ 

รปูที ่2-10 

11. จัดให้มีพัดลมระบายอากาศขนาด 500 CFM 

จํานวน 2 ชุด/ชัน้ พรอ้มวางท่อรวบรวมมลพษิจาก

อากาศในชัน้ลานจอดรถยนต์มายงัระบบ Soil Bed 

บริเวณพื้นที่สเีขยีว เพื่อให้จุลินทรีย์ในดินและชัน้

ดนิช่วยกําจดัมลพษิทีเ่กดิขึน้  

- โครงการได้ออกแบบอาคารลานจอดรถแบบ

เปิดโล่ง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และมี

การปลูกต้นไม้โดยรอบ เพื่อช่วยกําจดัมลพิษที่

เกดิขึน้ 

รปูที ่2-11 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-3) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ  

        (ต่อ) 

4. ความร้อนจากไอเสียรถยนต์ในลานจอด

รถยนตข์องโครงการ 

- ไอเสยีรถยนต์ส่วนใหญ่จะมกี๊าซ CO2 เกดิขึน้

มากเป็นก๊าซทําให้เกดิภาวะโลกร้อนประมาณ 

3,957.09 ก . /ชม. เทียบเป็น C ที่ เกิดขึ้น 

1,090.11 ก./ชม. ขณะที่ต้นไม้ในโครงการดูด

ซับ C ได้ 1,634.51 ก./ชม. ดูดซับได้หมด  

ผลกระทบจงึเกดิขึน้น้อย 

- การเผาไหม้เชื้อเพลิงจะทําให้เกิดไอเสีย

พรอ้มความร้อนจากการเผาไหมสู้่อากาศนอก 

อุณหภูมเิพิม่ขึน้ 1.57x10-4 ºC โดยอุณหภูมจิะ

เพิม่ขึน้จากเดมิอย่างไม่มนียัสาํคญั 

12. จดัให้มเีจ้าหน้าที่ดูแลบํารุงรกัษาต้นไม้ภายใน

โครงการใหส้วยงามอยู่เสมอ 

- จดัใหม้พีนกังานดแูลตน้ไมใ้หส้วยงามอยู่เสมอ รปูที ่2-2 

13. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ผู้พักอาศัย

ภายในโครงการใช้บริการรถไฟฟ้า โดยการแจก

เอกสาร (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หรือ

แผนผังแนะนําเส้นทาง และวิธีการใช้บริการ  

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเลอืกทีต่ัง้โครงการทีอ่ยู่ใกล้

กบัสถานีรถไฟฟ้า 

- ทางโครงการมกีารประชาสมัพนัธ์และส่งเสรมิ

ให้ผู้พักอาศัยใช้บริการรถไฟฟ้าผ่านทางการ

พูดคุย ทัง้นี้  ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ได้เลือกการ

เดินทางโดยรถไฟฟ้าอยู่แล้วเนื่ องจากที่ตัง้

โครงการอยู่ใกลก้บัสถานีจงึทําใหส้ะดวกสบายใน

การเดนิทาง 

- 
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225/6, Moo. 3, Ban Chang, Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000  
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-4) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 
 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1.4 เสียงและ 

      การสัน่สะเทือน 

- มลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิด

จากการจราจรเมื่อเปิดดําเนินการจราจร  

เมื่อเปิดดําเนินการโครงการ คาดว่ามาจาก

ยานพาหนะทีแ่ล่นเขา้-ออกพืน้ทีโ่ครงการ 

1. จํากดัความเรว็รถเมื่อเขา้สู่โครงการให้มคีวามเรว็

ไม่เกนิ 30 กม./ชม. 

- จดัใหม้ป้ีายจาํกดัความเรว็รถไม่เกนิ 20 กม./ชม. รปูที ่2-8 

2. ทาํป้ายประกาศใหด้บัเครื่องยนตท์นัทเีมื่อจอดรถ - โครงการอยู่ในระหว่างการดาํเนินการจดัทําป้าย

ให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด อย่างไรก็ตาม 

ไดก้ําชบัใหเ้จา้หน้าทีร่ปภ. ตรวจตราลานจอดรถ

อยู่เสมอหากพบเหน็ผู้ที่ไม่ดบัเครื่องยนต์จะเขา้

ไปตกัเตอืนทนัท ี

- 

3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจกัร 

เช่น ปัม๊น้ํา เครื่องปรบัอากาศ เป็นต้น ใหม้ปีระสทิธ-ิ

ภาพดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันเสียงดังจากการทํางาน 

ทีข่าดประสทิธภิาพ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่อง 

ใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพด ี

อยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทํางาน 

ทีข่าดประสทิธภิาพ 

รปูที ่2-4 

 

4. รกัษาสภาพธรรมชาต ิและดแูลตน้ไมใ้นโครงการ

ให้ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวดูดซับเสียงจาก

ภายนอกได ้

- จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวโดยการปลูกต้นไมช้นิดต่างๆ

เพือ่ช่วยเป็นแนวดดูซบัเสยีงจากภายนอก  

รปูที ่2-1 
รปูที ่2-2 
รปูที ่2-3 

5. การซ่อมแซมต่อเตมิ หรอืตกแต่งหอ้งพกั จะตอ้ง

ขออนุญาตยังนิติบุคคลอาคารชุด และต้องไม่

ทํางานในช่วงพักผ่อน หรือวันหยุดพร้อมทัง้

ระมดัระวงักจิกรรมการก่อสรา้งมใิหส้่งเสยีงรบกวน

เพือ่นบา้น 

- โครงการได้จดัให้มรีะเบียบการปฏิบัติในเรื่อง

การซ่อมแซมต่อเติมห้องพกั โดยให้ผู้พกัอาศัย

ต้องขออนุญาตยงันิติบุคคลอาคารชุดก่อนเสมอ

และจะต้องไม่ทํางานในช่วงเวลาพักผ่อนหรือ

วันหยุดโดยเด็ดขาดรวมทัง้ระมัดระวังไม่ให้

กิจกรรมการซ่อมแซมต่อเติมส่งเสียงรบกวน

เพือ่นบา้น 

เอกสารแนบ 8.1 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-5) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 
 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1.5 การเกิดแผ่นไหว  

      (ต่อ) 

-  โครงการไดอ้อกแบบและก่อสรา้งอาคารให้

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดตาม พ.ร.บ.

ควบคุมอาคาร และเป็นไปตามกฎกระทรวง 

กําหนดการรับน้ําหนัก ความต้านทาน  

ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรบั

อาคารในการต้านแรงสัน่สะเทือนของง

แผ่นดนิไหว พ.ศ. 2550 

1. ออกแบบและก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ที่กําหนดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  

และเป็นไปตาม มยผ 1302-52 ซึ่งเป็นมาตรฐาน

ประกอบการออกแบบอาคารและด้านแรงแผ่น- 

ดนิไหว 

- โครงการไดอ้อกแบบและก่อสรา้งอาคารใหเ้ป็นไป

ตามกฎเกณฑท์ีก่ําหนดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

และเป็นไปตาม มยผ 1302-52 ซึ่งเป็นมาตรฐาน

ประกอบการออกแบบอาคารและต้านแรงแผ่น 

ดนิไหว 

เอกสารแนบ 8.2 

2. โครงสรา้งอาคาร ไดอ้อกแบบคาํนวนใหส้ามารถ

รับแรงสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหวตามวิธีเฉือน

ทัง้หมด ทัง้ ในแนวราบที่ระดับพื้นดินและใน

แนวราบที่กระทําต่อพื้นชัน้ต่างๆ ตามข้อกําหนด

กฎกระทรวง พ.ศ.2550 

- โครงการไดอ้อกแบบโครงสรา้งอาคารโดยคํานวณ

ให้สามารถรบัแรงสัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหวตาม

วธิเีลอืนทัง้หมดทัง้ในแนวรานทีร่ะดบัพืน้ดนิและใน

แนวราบที่กระทําต่อพื้นชัน้ต่างๆตามข้อกําหนด

กฎกระทรวง พ.ศ.2550 

เอกสารแนบ 8.2 

3. แผนการเตรยีมตวัก่อนการเกดิแผ่นดนิไหว 

   (1) ติดตัง้ป้ายคําแนะนําในการปฏิบัติตน เมื่อ

เกิดแผ่นดินไหวไว้ในบริเวณที่เหน็ได้ชดัเจน เช่น 

ภายในหอ้งลฟิทโ์ดยสาร หรอืบรเิวณโถงหน้าลฟิท ์

   (2) มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยา

เตรยีมไว้ในห้องพกั และให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ใด

ของอาคาร 

   (3) ศกึษาการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

   (4) มอุีปกรณ์ดบัเพลงิไวใ้นอาคาร เช่น ถงัดบัเพลงิ 

ถุงทราย เป็นตน้ 

- โครงการได้ออกแบบโครงสร้างอาคารโดยคํานวณ

ให้สามารถรบัแรงสัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหวตาม

มาตรฐานที่กําหนด ทัง้นี้  ยังได้จัดเตรียมคู่มือ

สําหรับการเกิดเหตุฉุกเฉิน และภัยต่างๆ เช่น 

อคัคภียั อุทกภยั แผ่นดนิไหว เป็นต้น มอบใหก้บัผู้

เขา้พกัอาศยั 

เอกสารแนบ 8.2 

 

 

 

mailto:info.smartenvir@gmail.com


รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 ครัง้ที ่1/2569 (มกราคม – มถุินายน 2569) 
 

 

 2-8 

   

Smart Environmental Consultants Co.,Ltd 

225/6, Moo. 3, Ban Chang, Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000  

Tel. 02-117-0044, 099-509-6465, E-mail : info.smartenvir@gmail.com 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-6) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1.5 การเกิดแผ่นไหว  

     (ต่อ) 

    (5) ทราบตําแหน่งของวาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟ 

สาํหรบัตดักระแสไฟฟ้า 

   (6) ไม่ให้วางสิง่ของหนักบนชัน้หรอืหิ้งๆ เพราะเมื่อ

เกดิแผ่นดนิไหวอาจตกลงมาเป็นอนัตรายได ้

   (7) มกีารยดึหรอืผกูอุปกรณ์เครื่องหนกัๆใหแ้น่นกบัพืน้ 

   (8) มกีารวางแผนเรื่องจุดนัดพบทีป่ลอดภยั ในกรณี

ทีต่อ้งพลดัจากกนัเพือ่มารวมตวักนัอกีครัง้ 

   (9) ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิด

แผ่นดนิไหวในบรเิวณทีเ่หน็ไดช้ดัเจน เช่น บรเิวณหน้า

หรอืภายในลฟิท ์

 

 

4. แผนการอพยพระหว่างการเกดิแผ่นดนิไหว 

   (1) อย่าตกใจ พยายามควบคุมสต ิ

   (2) ถ้าอยู่ในห้องพกั ให้ยนืหรอืหมอบอยู่ในส่วนของ

ห้องพักที่มีโครงสร้างแข็งแรง สามารถรับน้ําหนัก

ไดม้าก และอยู่ห่างจากประตู ระเบยีง หน้าต่าง 

   (3) หา้มใชล้ฟิทโ์ดยเดด็ขาดขณะเกดิผ่านดนิไหว 

   (4) หากอยู่ในอาคารสูง ควรตัง้สตใิหม้ัน่ และรบีออก

จากอาคารโดยเรว็ 

   (5) อย่าใช้เทียน ไม้ขดีไฟ หรือสิง่ที่ก่อให้เกิดเปลว

ไฟหรอืประกายไฟ เพราะอาจมกี๊าซรัว่อยู่บรเิวณนัน้ 

- โครงการได้ออกแบบโครงสร้างอาคารโดย

คํานวณให้สามารถรับแรงสัน่สะเทือนของ

แผ่นดนิไหวตามมาตรฐานทีก่ําหนด ทัง้นี้ ยงัได้

จดัเตรยีมคู่มอืสําหรบัการเกดิเหตุฉุกเฉิน และ

ภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว 

เป็นตน้ มอบใหก้บัผูเ้ขา้พกัอาศยั 

เอกสารแนบ 8.2 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-7) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  
 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1.5 การเกิดแผ่นไหว  

         (ต่อ) 

 5. แผนหลงัการเกดิแผ่นดนิไหว 

   (1) ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างว่าได้รับ

บาดเจบ็หรอืไม่ใหป้ฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

   (2) รีบออกจากอาคารที่เสยีหายทนัที เพราะอาจ

เกดิการทรุดตวัของอาคารหรอืพงัทลายได ้

   (3) ใส่รองเทา้หุม้สน้ เพราะอาจมเีศษแก้วหรอืวสัดุ

แหลมคมอื่น ทาํใหไ้ดร้บับาดเจบ็ 

   (4) ตรวจสายไฟ ท่อน้ํา ท่อก๊าซ เพื่อป้องกนัการเกดิ

อุบัติเหตุจากก๊าซรัว่ไหล หากได้กลิ่นให้เปิดประตู 

หน้าต่างทุกบาน 

   (5) ให้ออกห่างจากบรเิวณที่มสีายไฟรัว่ไหล ขาด 

และวสัดุสายไฟพาดพงึ 

   (6) เปิดวทิยุฟังคําแนะนําฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศพัท์

นอกจากจาํเป็นจรงิๆ 

   (7) สํารวจดูแลความเสยีหายของท่อส้วม และท่อ

น้ําทิง้ก่อนใช ้

   (8) หลกีเลีย่งการเขา้ไปในเขตทีม่คีวามเสยีหายสงู 

หรอือาคารพงั 

- โครงการไดอ้อกแบบโครงสรา้งอาคารโดยคํานวณ

ให้สามารถรับแรงสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว

ตามมาตรฐานทีก่ําหนด ทัง้นี้ ยงัไดจ้ดัเตรยีมคู่มอื

สําหรบัการเกิดเหตุฉุกเฉิน และภัยต่างๆ เช่น 

อคัคภียั อุทกภยั แผ่นดนิไหว เป็นตน้ มอบใหก้บั

ผูเ้ขา้พกัอาศยั 

เอกสารแนบ 8.2 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-8) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  
 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1.6 น้ําเสีย - ปรมิาณน้ําเสยีเกดิขึ้น 494.96 ลบ.ม./วนั 

โครงการจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียแบบ 

Activated Sludge จํานวน 2 ชุด ฝังไว้ใต้

ดินภายในอาคาร A และ B โดยระบบ

สามารถรองรบัน้ําเสยีได ้250 ลบ.ม./วนั/ชุด 

สําหรับรองรับน้ําเสียห้องน้ํา การอาบ  

ซกัล้าง และระบบบําบดัน้ําเสยีแบบเกรอะ

และเตมิอากาศ จาํนวน 1 ชุด รองรบัน้ําเสยี

ได้ 0.6 ลบ.ม./วัน สําหรับอาคารพักขยะ 

โดยน้ําที่ผ่านการบําบดัจะระบายออกสู่ท่อ

ระบายน้ําสาธารณะดา้นหน้าโครงการ 

1. จัด ให้มีร ะบบบํ าบัด น้ํ า เสียแบบ Activated 

Sludge จํานวน 2 ชุด สามารถรองรับน้ําเสียได้ 

250.0 ลบ.ม./วนั สาํหรบัอาคาร A และ B และระบบ

บําบดัน้ําเสยีแบบเกรอะและเตมิอากาศ จํานวน 1 

ชุด รองรบัน้ําเสยีได้ 0.6 ลบ.ม./วนั สําหรบัอาคาร

พกัขยะ โดยน้ําทีผ่่านการบําบดัจะระบายออกสู่ท่อ

ระบายน้ําสาธารณะดา้นหน้าโครงการต่อไป 

- โครงการจดัให้มรีะบบบําบดัน้ําเสยีรวมแบบ Activated 

Sludge จํานวน 2 ชุดสําหรบัอาคาร A และ B และได้จดั

ให้มรีะบบบําบดัน้ําเสยีแบบเกรอะและเตมิอากาศจํานวน 

1 ชุดสําหรับอาคารพักขยะ โดยน้ําที่ผ่านการบําบัด 

จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะด้านหน้าโครงการ

ต่อไป 

รปูที ่2-12 

2. จัดให้มีการสูบตะกอนออกจากถังเก็บตะกอน

ทุกๆ 1 เดอืนหรอืเมื่อถงัเกบ็ตะกอนเตม็ 

- จดัใหม้กีารสบูตะกอนทนัทเีมื่อพบว่าตะกอนมปีรมิาณมาก รปูที ่2-13 

3. จดัให้มอุีปกรณ์สํารอง (Spare part) ของระบบ

บําบดัน้ําเสยีรวมทุกประเภทอย่างละ 1 ชุด ไว้ใน

โครงการ (เก็บไว้ในห้องนิตบิุคคล) เช่น เครื่องสูบ

น้ําเสีย เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที 

โดยไม่ต้องพักการเดินระบบนาน จนทําให้เกิด

ปัญหาน้ําเสยีทีไ่ม่ไดบ้ําบดัระบายลงสู่ท่อระบายน้ํา

สาธารณะ 

- โครงการไดจ้ดัใหม้อุีปกรณ์สํารองของระบบบําบดัน้ําเสยี

ไวใ้นโครงการเพือ่ใชเ้ปลีย่นอุปกรณ์ทีเ่สยีหายไดท้นัท ี

รปูที ่2-14 

4. จดัใหม้แีม่บา้นตกักากตะกอนทีถ่งัดกัไขมนัและ

นําไปตากแดดทุกวนั พรอ้มเกบ็ใส่ถุงดํามดัปากถุง

ใหเ้รยีบรอ้ย แลว้ไปเกบ็ในหอ้งพกัขยะเปียก 

- หากพบว่ามีปริมาณกากตะกอนในถังดักไขมันเป็น

จํานวนมาก จะตกัออกไปตากให้แห้ง พร้อมเก็บใส่ถุงดํา

มดัใหแ้น่นและนําไปไวห้อ้งพกัขยะทนัท ี 

รปูที ่2-15 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-9) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1.6 น้ําเสีย (ต่อ)  5. จัดให้เจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มี

ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบําบัดน้ําเสียของ

โครงการอย่างเขา้ใจ เพื่ออยู่ประจําในการเดนิเครื่อง

และบํา รุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิด

ดาํเนินการ 

- จดัให้มบีรษิทัเอกชนเขา้มาอบรมให้ความรู้กบั

เจ้าหน้าที่โครงการเกี่ยวกับงานระบบบําบัด 

น้ําเสีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ

บํารุงรกัษาระบบบําบดัน้ําเสยีเบือ้งตน้ไดต้ลอด 

- 

6. จดัทําตารางกําหนดระยะเวลาซ่อมบํารุงอุปกรณ์ 

ที่ประกอบอยู่ในระบบบําบัดน้ําเสยีทุกชิ้นตามคู่มอื

ของแต่ละประเภท ได้แก่ ปัม๊สูบน้ําเสีย เพื่อความ

สะดวกในการซ่อมบํารุงในแต่ละครัง้ และเพื่อให้

อุ ปก ร ณ์ และ ร ะบบทุ ก ส่ วนทํ า ง าน ได้ อ ย่ า งมี

ประสทิธภิาพตลอดเวลา 

- มีการจัดทําแผนบํารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ

บําบัดน้ําเสีย เพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วน

ทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตลอดเวลา 

รปูที ่2-4 

7. กําหนดเวลาดแูลบํารุงรกัษาระบบบําบดัน้ําเสยี ให้

ปฏิบัติงานหลังเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่

ปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ เนื่ องจากเป็น

วนัหยุดผูพ้กัอาศยัในโครงการ ซึ่งอยู่ในโครงการเป็น

สว่นใหญ่ อาจมรีถยนตจ์อด หรอืวิง่เขา้-ออกโครงการ

ตลอดทาํใหไ้ม่สะดวกต่อการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่

- มีการจัดทําแผนบํารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ

บําบดัน้ําเสยี โดยกําหนดใหป้ฏบิตังิานหลงัเวลา 

10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏบิตังิานในวนัหยุด

เสาร์และอาทิตย์ ซึ่งอาจเป็นการรบกวนผู้พัก

อาศยั 

 

- 

8. ตรวจสอบการทํางานของระบบบําบดัน้ําเสยีและ

อุปกรณ์เป็นประจาํทุกวนั 

- จดัให้มผีู้ตรวจสอบการทํางานของระบบบําบดั

น้ําเสยีและอุปกรณ์เป็นประจาํทุกวนั 

รปูที ่2-16 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-10) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1.6 น้ําเสีย (ต่อ)  9. เมื่อมกีารเข้าบํารุงรกัษาและสูบตะกอนออกจาก

ระบบบําบัดน้ําเสียโครงการต้องใช้แผงกัน้บริเวณ 

ทีป่ฏบิตังิาน และหา้มมใิหร้ถวิง่ชัว่คราว 

- จัดให้มีแผงกัน้ และเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลพื้นที่

ปฏิบัติงานทุกครัง้  ที่มีการเข้ามาบํารุงรักษาหรือ 

สูบตะกอนออกจากระบบบําบดัน้ําเสยี หา้มมใิหร้ถและ

ผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้งสญัจรผ่านไปมาชัว่คราว 

- 

10. ตเีสน้สแีดง ความกวา้งไม่น้อยกว่า 10 ซม. บรเิวณ

โดยรอบเขตบ่อบําบดัน้ําเสยีรวมให้ชดัเจน และเขยีน

ป้ายถาวรแจง้ว่า “บรเิวณนี้เป็นบ่อบําบดัน้ําเสยี” 

- เนื่องจากบ่อบําบดัน้ําเสยีของโครงการอยู่ในพื้นทีใ่ต้

อาคาร จึงจดัทําเป็นห้องที่มปีระตูปิดมดิชิดพร้อมติด

ป้าย “พืน้ทีบ่่อบําบดัน้ําเสยี” ชดัเจน 

รปูที ่2-12 

11. ปิดฝาบ่อทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ หรือต้องหยุด

ปฏบิตังิานชัว่คราว เพือ่ป้องกนัอุบตัเิหตุจากการพลดั

ตกของผูพ้กัอาศยั และยานพาหนะ 

- ภายหลังจากการบํารุงรกัษาจะทําการปิดฝาบ่อให้

มดิชดิทนัท ีเนื่องจากบ่อบําบดัน้ําเสยีของโครงการอยู่

ในพื้นที่ใต้อาคาร จงึจดัทําเป็นห้องที่มปีระตูปิดมดิชดิ

พร้อมติดป้าย “พื้นที่บ่อบําบัดน้ําเสีย” ชัดเจน ผู้พัก

อาศัยและยานพาหนะไม่สามารถเข้าไปยังพื้นที่

ดงักล่าวได ้

รปูที ่2-12 

12. ตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ และผนังของ

ระบบบําบดัน้ําเสยีเป็นประจํา เพื่อป้องกนัการรัว่ไหล

ของละอองลอยออกสูภ่ายนอกถงับําบดัน้ําเสยี 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝาบ่อ ข้อต่อ และผนัง

ระบบบําบดัน้ําเสยีเป็นประจําเพื่อป้องกนัการรัว่ไหล

ของละอองลอยออกสูภ่ายนอกถงับําบดัน้ําเสยี 

รปูที ่2-16 

13. ตรวจสอบและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ทุกชนิดตาม

กําหนดระยะเวลาในคู่มอืเจา้ของผลติภณัฑ ์

- มีการจัดทําแผนบํารุงรกัษาอุปกรณ์ในระบบบําบดั 

น้ําเสยี เพือ่ใหอุ้ปกรณ์และระบบทุกสว่นทาํงานไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพตลอดเวลา 

รปูที ่2-14 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-11) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1.6 น้ําเสีย (ต่อ)  14. จัดให้มีการกําจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบ

บําบัดน้ําเสียโดยอาศัยการดูดซับของเนื้อดินและ

แบคทเีรยีในดนิของโครงการ 

- เนื่ องจากพื้นที่ตั ้ง ระบบบํ าบัด น้ํ า เสียของ

โครงการอยู่ภายใต้อาคารที่ก่อสร้างเป็นห้องปิด

มดิชิด พร้อมทัง้จดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ

ฝาบ่อบําบดัใหม้สีภาพดอียู่เสมอ เพื่อป้องกนัการ

เกดิปัญหาละอองลอยจากระบบบําบดัน้ําเสยี ทัง้นี้ 

ทางโครงการยงัจดัให้มพีื้นที่สเีขยีว เพื่อช่วยดูด

ซบัมลพษิทีเ่กดิขึน้ 

รปูที ่2-12 

15. จดัใหม้กีารกําจดัก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึ้นจากบ่อเกรอะ

ดว้ยวธิกีารใชแ้บคทเีรยีทีม่อียู่ในดนิธรรมชาต ิโดยการ

เปลี่ยนก๊าซมีเทนผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมของ

เซลล์เป็นก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ โดยใชพ้ืน้ทีส่เีขยีว

บริเวณด้านข้างของอาคาร A และ B ซึ่งอยู่บริเวณ

ใกลเ้คยีงกบัระบบบําบดัน้ําเสยีรวมในการบําบดั 

- จดัให้มพีื้นที่สเีขยีวภายในโครงการโดยเฉพาะ

ด้านข้างของอาคาร A และ B ซึ่งอยู่ ใกล้เคียง

ระบบบําบดัน้ําเสยีรวมเพื่อช่วยดูดซบัคาร์บอน- 

มอนอกไซด์ กําจัดก๊าซมีเทน ลดอุณหภูม ิและ

เพิ่มทัศนียภาพที่ดี รวมทัง้ได้จัดให้มีพนักงาน 

ดูแลต้นไม้บรเิวณพื้นที่สเีขยีวภายในโครงการให้

สวยงามอยู่เสมอ 

รปูที ่2-1 

รปูที ่2-2 

2. ทรพัยากรชีวภาพ     

    2.1 ส่ิงมีชีวิตบนบก - ไม่ผลกระทบทีม่นียัสาํคญั - - - 

    2.2 ส่ิงมีชีวิตในน้ํา - ไม่ผลกระทบทีม่นียัสาํคญั - - - 
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 ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-12) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์

    

 3.1 การใช้น้ํา - ปรมิาณการใชน้ํ้าของโครงการประมาณ 

618.7 ลบ.ม./วัน โดยได้รับการบริการ

น้ําประปาจากาการประปานครหลวง

สาขาพญาไท ซึ่ งการ ใช้ น้ํ าภายใน

โครงการคิดเป็นสัดส่วนน้อยมากเมื่อ

เทยีบกบักําลงัการผลติ และการใช้น้ําใน

ภาพรวมของการประปา ซึ่งเพยีงพอต่อ

ความต้องการการใช้ น้ํ า ในช่ วงเ ปิด

ดาํเนินการของโครงการ 

- ผลกระทบต่อแรงดนัน้ําประปา ปัจจุบนั

มีแรงดันน้ําอยู่ที่ 6.422 เมตร เมื่อเปิด

ดาํเนินการและมกีารใชน้ํ้า ทาํใหม้แีรงดนั

น้ําประปาลดลงเหลอื 6.386 เมตร 

1. จดัให้มถีงัสํารองน้ําในโครงการตามที่ได้ออกแบบไว ้

ประกอบดว้ย ถงัเกบ็น้ําใตด้นิ 2 ถงั/อาคาร และถงัเกบ็น้ํา

ชัน้หลงัคา 2 ถงั/อาคาร โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

อาคาร A 

    - ถงัเก็บน้ําสํารองใต้ดิน จํานวน 2 ถงั ขนาดความจุ

รวมประมาณ 348.0 ลบ.ม. ใช้สําหรบัสํารองน้ําใช้ทัว่ไป 

240.0 ลบ.ม. และน้ําสาํรองน้ําดบัเพลงิ 108.0 ลบ.ม. 

- โครงการจดัใหม้ถีงัสาํรองน้ําตามทีไ่ดอ้อกแบบ-

ไว้ประกอบด้วย ถังเก็บน้ําใต้ดิน 2 ถัง/อาคาร  

และถงัเกบ็น้ําชัน้ดาดฟ้า 2 ถงั/อาคาร 

รปูที ่2-17 

รปูที ่2-18 

 

    - ถงัเกบ็น้ําสาํรองชัน้หลงัคา จาํนวน 2 ถงั ขนาดความ

จุรวมประมาณ 75.0 ลบ.ม. ใชส้าํรองน้ําใชท้ัว่ไป 

    - สํารองน้ําใช้ทัว่ไป 315 ลบ.ม. ซึ่งสามารถสํารอง 

น้ําใชไ้ดน้าน (315/311.65) 1.0 วนั 

อาคาร B 

    - ถงัเก็บน้ําสํารองใต้ดิน จํานวน 2 ถงั ขนาดความจุ

รวมประมาณ 348.0 ลบ.ม. ใช้สําหรบัสํารองน้ําใช้ทัว่ไป 

240.0 ลบ.ม. และน้ําสาํรองน้ําดบัเพลงิ 108.0 ลบ.ม. 

    - ถังเก็บน้ําสํารองชัน้หลังคา จํานวน 2 ถัง ขนาด 

ความจุรวมประมาณ 92.0 ลบ.ม. ใชส้าํรองน้ําใชท้ัว่ไป 

    - สํารองน้ําใช้ทัว่ไป 332 ลบ.ม. ซึ่งสามารถสํารอง

น้ําใชไ้ดน้าน (332/307.05) 1.1 วนั 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-13) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใช้น้ํา (ต่อ)  2. ควบคุมและตัง้เวลาการเปิดวาล์วน้ําประปาของ

โครงการ เพือ่รบัน้ําจากการประปานครหลวงใหอ้ยู่ใน

ช่วงเวลา 00.00-04.00 น. ของทุกวนั เพื่อลดการใช้

น้ําจากท่อน้ําประปาในช่วงที่มีการใช้น้ําสูงสุดของ

ชุมชน 

- โครงการจัดให้มีถังเก็บสํารองน้ําใช้ภายใน

โครงการอย่างเพียงพอต่อความต้องการของ 

ผู้พกัอาศยัและได้ทําการตัง้เวลาการเปิดวาล์ว

น้ําประปาของโครงการเพื่อรบัน้ําจากการประปา

นครหลวงใหอ้ยู่ในช่วงเวลา 00.00-04.00 น. ของ

ทุกวนัรวมทัง้ได้ใช้ระบบอัตโนมตัิเมื่อเกิดกรณี 

ทีน้ํ่าในถงัลดจากเดมิร่วมดว้ย 

รปูที ่2-17 

รปูที ่2-18 

 

3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ํา และระบบเส้นท่อ

ประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการ

ชาํรุดใหร้บีแกไ้ขทนัท ีตลอดระยะเวลาดาํเนินการ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ํา

และระบบเสน้ท่อประปาใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ

หากพบว่ามกีารชาํรุดจะรบีแกไ้ขทนัท ี

รปูที ่2-4 

รปูที ่2-16 

 

4. ตรวจสอบโครงสรา้งถงัเกบ็น้ําใตด้นิ และชัน้ดาดฟ้า 

ให้มคีวามมัน่คงแขง็แรง ไม่มรีอยรัว่และรอยรา้วที่จะ

ทาํใหม้กีารปนเป้ือนของน้ําภายนอกเขา้สูถ่งัเกบ็น้ําได ้

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูรอยรัว่ รอยร้าว

ของถงัสํารองน้ําภายในโครงการให้มสีภาพดีอยู่

เสมอ เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนทีเ่ขา้สูถ่งัเกบ็น้ํา 

รปูที ่2-16 

5. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ําใช้เป็น

ประจําสมํ่าเสมอตามคู่มือของเจ้าของผลิตภัณฑ์  

และหากพบว่ามีการชํารุดจะต้องรีบดําเนินการ 

เพือ่แกไ้ขโดยทนัท ี

- มีการจัดทําแผนบํ า รุ งรักษาระบบปั ๊ม น้ํ า   

ตามคู่มอืทีก่ําหนด เพือ่ใหอุ้ปกรณ์ทาํงานไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพตลอดเวลา หากพบว่ามกีารชํารุด

จะตอ้งรบีดาํเนินการเพือ่แกไ้ขโดยทนัท ี

รปูที ่2-4 
 

6. ฝาบ่อเก็บน้ําใต้ดนิ จะต้องมฝีาบ่อปิดมดิชดิ และ

ยกสูงจากพื้นดินเพื่อป้องกันการปนเป้ือนของน้ํา

ภายนอกเขา้สูถ่งัเกบ็น้ําทางฝาบ่อ 

- ในส่วนของบ่อเกบ็น้ํารองใต้ดนิ จดัใหม้ฝีาบ่อที่

ปิดมิดชิด และยกสูงจากพื้นดินเพื่อป้องกัน 

การปนเป้ือนของน้ําภายนอก 

รปูที ่2-17 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-14) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

 3.1 การใช้น้ํา (ต่อ)  7. กรณีที่อาคารโครงการ มีการใช้สารเคมี เช่น  

ฉีดกําจดัปลวก มด แมลงสาบ ควรดําเนินการอย่าง

ระมดัระวงั โดยเฉพาะบรเิวณถงัเกบ็น้ําประปา 

- กิจกรรมที่มกีารใช้สารเคม ีเช่น การฉีดพ่นยุง

กําจดัสตัว์พาหะนําโรค ทางโครงการจะควบคุม

และดูแลบรเิวณถงัเกบ็น้ําประปาอย่างระมดัระวงั

เป็นพิเศษ ตรวจสอบฝาบ่อให้เรียบร้อย เพื่อ

ป้องกนัการปนเป้ือนจากสารเคม ี 

- 

8. ตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพของน้ําประปาเป็น

ประจํา ในเรื่องของส ีกลิน่ และเศษซากต่างๆ ที่ตก

หล่นลงไปในถงัเก็บน้ํา ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

ทุก 1 เดอืน 

- จัด ให้มี เ จ้ าห น้าที่ต รวจสอบลักษณะทาง

กายภาพของน้ําประปาเป็นประจาํทุกวนั 

รปูที ่2-16 

9. เก็บตวัอย่างน้ําในถงัเก็บน้ําใต้ดินมาวิเคราะห์หา 

E.Coli ทุกๆ 3 เดือน/ครัง้ เพื่อตรวจสอบว่ามีการ

ปนเป้ือนของน้ําจาํภายนอกถงัหรอืไม่ 

-  ทางโครงการว่าจ้างบรษิทั สมาร์ท เอ็นไวรอน

เมนทอล คอนซัลแตนท์ จํากัด ทําการเก็บ

ตวัอย่างเพื่อวเิคราะห์หา E.Coli ทุก 3 เดอืน ทํา

การเก็บตัวอย่างในเดือนมีนาคม และมิถุนายน 

2569 พบว่า มค่ีาอยู่ในเกณฑม์าตรฐานกําหนด 

ภาคผนวกที ่3 

10. ถ้ามกีารปนเป้ือนของน้ําในถงัเก็บน้ําสํารองของ

โครงการ ใหเ้จา้หน้าที ่หรอืช่างของโครงการ มาลา้ง

ทําความสะอาด โดยต้องแจ้งกําหนดวนั เวลา และ

ช่วงเวลาทีล่า้งใหผู้พ้กัอาศยัทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 

3 วนั 

- หากมีการปนเป้ือนของเชื้อ E.Coli จะจัดให้มี

การลา้งทาํความสะอาดถงัเกบ็น้ําสาํรองทนัท ีโดย

ทาํการแจง้กําหนดวนั เวลา และช่วงเวลาทีจ่ะล้าง

ให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 

อย่างไรกต็าม ปัจจุบนัยงัไม่พบการปนเป้ือนของ

เชือ้ดงักล่าว 

- 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-15) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใช้น้ํา (ต่อ)  11. จดัให้มกีารล้างทําความสะอาดถงัเก็บน้ําสํารองของ

โครงการ ไดแ้ก่ ถงัเกบ็น้ําใตด้นิ และถงัเกบ็น้ําชัน้ดาดฟ้า

ทุก 3 เดอืน มวีธิดีงัต่อไปนี้ 

    (1) ใสน้ํ่าใหเ้ตม็ถงัพกัน้ํา แลว้ใสค่ลอรนีน้ําหรอืคลอรนี

ผงโดยใหใ้ช ้ปรมิาณคลอรนี/ปรมิาณน้ํา ตามสดัสว่นดงันี้ 

- คลอรีนชนิดน้ํา 5% ควรใช้น้ํายาคลอรีน 100 ซี.ซี./ 

น้ํา 1 ลบ.ม. 

- คลอรีนชนิดน้ํา 10% ควรใช้น้ํายาคลอรีน 50 ซี.ซี./ 

น้ํา 1 ลบ.ม. 

- คลอรนีชนิดผงควรใชป้ระมาณ 8 กรมั/น้ํา 1 ลบ.ม. 

- จดัใหม้กีารลา้งทําความสะอาดถงัเกบ็น้ําสํารอง

ตามวิธีที่มาตรกําหนดอย่างสมํ่ าเสมอ และ 

จะทําการล้างทําความสะอาดทนัที หากพบการ

ปนเป้ือนของเชื้อ E.Coli หรอืมคีวามผดิปกตขิอง

ลักษณะทางกายภาพน้ํา เช่น น้ําขุ่น มีกลิ่น  

เป็นตน้  

 

 

รปูที ่2-19 

    (2) กวนน้ําและคลอรีนให้เข้ากันเพื่อให้คลอรีน 

ทําปฏิกิริยากบัน้ําอย่างทัว่ถึง แช่ไว้ประมาณ 3 ชัว่โมง 

แลว้จงึปล่อยน้ําคลอรนีออกจาก ถงัพกัน้ําใหห้มด คลอรนี

จะฆา่เชือ้โรคภายในถงั 

    (3) ใสน้ํ่าประปาทีส่ะอาดลงไป จะทาํใหป้ระปาทีนํ่าใชใ้น

อาคารเป็นน้ําทีม่คุีณภาพด ีสะอาด ปราศจากเชือ้โรค 

12. เลอืกใช้อุปกรณ์ และผลติภณัฑท์ี่ประหยดัน้ํา ได้แก่ 

ชกัโครก และฝักบวัรุ่นประหยดั เป็นตน้ รวมทัง้รณรงคใ์ห้

ผู้ใช้บรกิาร และเจ้าหน้าที่ของโครงการมกีารใช้น้ําอย่าง

ประหยดั 

- ทางโครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ํา 

รวมทัง้รณรงค์ให้ผู้พกัอาศยัและเจ้าหน้าที่ใช้น้ํา

อย่างประหยดั 

รปูที ่2-20 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-16) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3.2 การใช้ไฟฟ้า - โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าทัง้

โครงการประมาณ 3,158.34 KVA โดยไดร้บั

จากการไฟฟ้านครหลวงสาขาสามเสนผ่าน

หม้อแปลงของอาคารพักอาศัย จํานวน 2 

ชุด/อาคาร สําหรับอาคาร A ขนาด 1,000 

KVA/ชุด 

เจา้ของโครงการตอ้งปฏบิตั ิ   

1. ติดตัง้อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมทัง้สายสญัญาณ

ทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 

ถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

- โครงการมีการติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทัง้

สายสัญญาณสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความ

เรยีบรอ้ย และถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

รปูที ่2-21 

2. เลือกใช้ผลิตภณัฑ์ชนิดประหยดัพลงังาน (หลอด

แพคฟลูออเรสเซ็นต์ หรอืหลอดตะเกยีบ หลอดผอม

จอมประหยัด) ที่มีอายุการใช้งานยาวนานบริเวณ

พื้นที่พกัที่อยู่อาศัย และหลอดไฟที่มีกําลังการส่อง

สว่างสูง แต่ใช้วตัต์ต่ํา สําหรบัพื้นที่ส่วนกลาง หรือ

พื้นที่จําเป็นที่ต้องเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดทัง้วัน และ

เลอืกใชบ้ลัลาสต์ประหยดัไฟ หรอืบลัลาสต์อเิลก็โทร-

นิค เพือ่ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพไฟฟ้าไดม้ากขึน้ 

- โครงการได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยดั

พลังงาน เช่น หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ ที่มีอายุ 

การใช้งานยาวนานบริเวณห้องพักอาศัย และ

หลอดไฟที่มคีวามสว่างสูงแต่ใช้วตัต์ต่ํา สําหรบั

พืน้ทีส่่วนกลาง หรอืพืน้ทีจ่ําเป็นทีต่้องเปิดไฟทิ้ง

ไวต้ลอดทัง้วนั และเลอืกใชบ้ลัลาสต์ประหยดัไฟ

เพือ่ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพไฟฟ้าไดม้ากขึน้  

รปูที ่2-22 

3. จดัใหม้สีวติซ์ไฟแยกอออกจากกนั เพื่อใหส้ามารถ

เปิด-ปิดไดเ้ฉพาะจุด เพือ่เป็นการประหยดัพลงังาน 

- ทางโครงการจดัให้มรีะบบไฟฟ้าแบบสวติซ์ไฟ

แยกอออกจากกนัเปิด-ปิดไดเ้ฉพาะจุด เพื่อเป็น

การช่วยประหยดัพลงังาน 

รปูที ่2-23 

4. เลอืกใช้โคมไฟที่มแีผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยใหแ้สง

สว่างจากหลอดไฟกระจายไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

- ทางโครงการทําการติดตัง้แผ่นสะท้อนแสง  

เพื่อช่วยใหแ้สงสว่างจากหลอดไฟกระจายไดอ้ย่าง

เตม็ประสทิธภิาพ 

รปูที ่2-22 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-17) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)  5. เครื่องปรับอากาศภายในโครงการ เลือกใช้

ผลติภณัฑ์แบบประหยดัไฟ และไม่ใช้สาร CFC เป็น

สว่นประกอบของเครื่องปรบัอากาศ 

- ทางโครงการเลอืกใช้เครื่องปรบัอากาศที่มฉีลาก

ประหยดัไฟ และไม่มสีาร CFCs เป็นสว่นประกอบ  

รปูที ่2-6 

6. จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวแบบยัง่ยนืรอบอาคารโครงการ 

ซึ่งนอกจากจะให้ความร่มรื่น และเกดิทศันียภาพทีด่ี

แลว้ ยงัส่งใหเ้กดิการระบายอากาศ และระบายความ

ร้อนได้ดี ช่วยบังแดด และการดูด-ซับ และถ่ายเท

พลงังานความรอ้นเขา้สู่ตวัอาคารอกีดว้ย ซึง่การปลูก

ต้นไมข้นาดใหญ่ และการปลูกพชืคลุมดนิ จะช่วยลด

ความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กบัดิน ทําให้อากาศ

เยน็ขึน้ 

- จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวโดยการปลูกต้นไมช้นิดต่างๆ

เพือ่ใหเ้กดิความร่มรื่น ทศันียภาพทีส่วยงาม อกีทัง้

ยงัช่วยระบายความร้อน ลดอุณหภูม ิดูดซบัก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ พร้อมทัง้จัดให้มีพนักงาน

ดแูลตน้ไมใ้หส้วยงามอยู่เสมอ 

รปูที ่2-1 

รปูที ่2-2 

รปูที ่2-3 

7. จดัทาํคู่มอืการประหยดัพลงังาน แจกแก่ผูพ้กัอาศยั

ในโครงการ โดยอ้างอิงจากคู่มือ 108 วิธี ประหยัด

พลงังาน จากกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน 

สาํนกันโยบายและแผนพลงังาน ดงันี้ 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่แนะนําเกี่ยวกับ

การประหยดัพลงังานใหแ้ก่ผูพ้กัอาศยัแทน รวมทัง้

ติดป้ายรณรงค์การลดใช้พลังงาน ปิดไฟทุกครัง้

หลงัใชง้านร่วมดว้ย 

รปูที ่2-24 

   7.1 ปิดสวิตซ์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อ

เลิกใช้งาน สร้างให้เป็นนิสยัในการดบัไฟทุกครัง้ที่

ออกจากหอ้ง 

   7.2 เลอืกซื้อเครื่องใชไ้ฟฟ้าทไีด้มาตรฐาน ดูฉลาก

แสดงประสทิธิภาพให้แน่ใจทุกครัง้ก่อนตดัสิ้นใจซื้อ  

หากมอุีปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ตอ้งเลอืกใชเ้บอร ์5  
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-18) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)     7.3 ปิดเครื่องปรบัอากาศทุกครัง้ที่จะไม่อยู่ในหอ้งเกนิ 

1 ชัว่โมง สําหรบัเครื่องปรบัอากาศทัว่ไป และ 30 นาที 

สาํหรบัเครื่องปรบัอากาศเบอร ์5 

  

   7.4 หมัน่ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่อง 

ปรบัอากาศบ่อยๆ เพือ่ลดการเปลอืงไฟในการทํางานของ

เครื่องปรบัอากาศ 

  

   7.5 ตัง้อุณหภูมเิครื่องปรบัอากาศที ่25 องศาเซลเซยีส 

ซึ่งเป็นอุณหภูมทิีก่ําลงัสบาย อุณหภูมทิี่เพิม่ขึ้น 1 องศา 

ตอ้งใชพ้ลงังานเพิม่ขึน้รอ้นละ 5-10 

  

   7.6 ใช้หลอดไฟประหยดัพลังงาน ใช้หลอดผอมจอม

ประหยดัแทนหลอดอ้วน ใช้หลอดตะเกยีบแทนหลอดไส ้

หรอืใชห้ลอดคอมแพคทฟ์ลูออเรสเซนต ์

  

7.7 ใชบ้ลัลาสต์ประหยดัไฟ หรอืบลัลาสต์อเิลก็โทรนิก 

คู่กบัหลอดผอมจอมประหยดั จะช่วยลดประสทิธภิาพใน

การประหยดัไฟไดอ้กีมาก 

  

7.8 หมัน่ทําความสะอาดหลอดไฟ เพราะจะช่วยเพิ่ม

แสงสว่างโดยไม่ต้องใชพ้ลงังานมากขึน้ ควรทาํอย่างน้อย 

4 ครัง้ต่อปี 

  

7.9 ใชห้ลอดไฟทีม่วีตัตต่ํ์า สาํหรบับรเิวณทีจ่ําเป็นต้อง

เปิดทิ้งไว้ทัง้คืน ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือข้างนอก เพื่อ

ประหยดัค่าไฟฟ้า 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-19) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)  7.10 ตัง้โคมไฟที่โต๊ะทํางาน หรือติดตัง้ไฟเฉพาะจุด

แทน การเปิดไฟทัง้ห้องเพื่อทํางาน จะประหยดัไฟลง

ไดม้าก 

  

7.11 เลอืกขนาดตู้เยน็ใหเ้หมาะสมกบัขนาดครอบครวั 

อย่าใชตู้เ้ยน็ใหญ่เกดิความจาํเป็นเพราะกนิไฟมากเกนิไป 

และควรตัง้ตูเ้ยน็ไวห้่างจากผนงับา้น 15 ซม. 

7.12 ละลายน้ําแข็งในตู้เย็นสมํ่าเสมอ การปล่อยให้

น้ําแข็งจับหน้าเกินไป จะทําให้เครื่องต้องทํางานหนัก  

ทาํใหก้นิไฟมาก 

 7.13 ปิดโทรทศัน์ทนัทเีมื่อไม่มคีนด ูเพราะการเปิดทิ้ง

ไว้โดยไม่มีคนดูเป็นการสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยใช่เหตุ  

แถมยงัตอ้งซ่อมเรว็อกีดว้ย 

 7.14 ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน

ได้ และหมัน่ทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ เสมอ  

จะทาํใหล้ดการสิน้เปลอืงไฟได ้

เจา้ของโครงการรณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัปฏบิตั ิ   

1. รณรงคใ์หน้ิตบิุคคล ตดิป้ายประกาศเตอืนใหป้ระหยดั

พลงังานบรเิวณนิตบิุคคล และโถงลฟิท์ เช่น “ขึน้-ลง 1-2 

ชัน้ โปรดใชบ้นัได การกดลฟิทแ์ต่ละครัง้ สญูเสยีพลงังาน

ถงึ 7 บาท” และ “กรุณาปิดไฟทุกครัง้ 

เมื่อไม่ใชง้าน” เป็นตน้ 

- โครงการมกีารตดิป้ายรณรงค์การลดใช้พลงังาน 

ปิดไฟทุกครัง้หลงัใชง้าน 

รปูที ่2-24 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-20) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)  2. แจกคู่มือการประหยัดพลังงานทัง้ภาษาไทย และ

องักฤษ ใหก้บัผูพ้กัอาศยัในโครงการ โดยใหแ้จกในวนัที่

โอนหอ้งพกัพรอ้มกบัเอกสารอื่นๆ ทีเ่จา้ของโครงการต้อง

มอบใหก้บัผูพ้กัอาศยั 

- ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีแ่นะนําเกี่ยวกบัการ

ประหยดัพลงังานใหแ้ก่ผูพ้กัอาศยั ในวนัทีเ่ขา้มาพกั

อาศยัในโครงการ 

- 

3. รณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยั และเจา้ของโครงการปฏบิตั ิดงันี้ 

    3.1 มกีารใชพ้ลงังานอย่างประหยดั 

    3.2 ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสํารอง และ

สายไฟฟ้าใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตามคู่มอืของผูผ้ลติ 

    3.3 ปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะ

ประมาณ 25-26 องศาเซลเซยีส 

    3.4 ทําความสะอาดเครื่องปรบัอากาศ โดยเฉพาะที่

คอยล์ร้อน คอยล์เย็น ตัวกรองอากาศ และคลีระบาย

อากาศไม่ให้มีฝุ่ นเกาะหนามากเกินไป เพื่อเป็นการ

ประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

- ทางโครงการมีความใส่ใจเรื่องการประหยัด

พลงังานเป็นอย่างยิง่ โดยกําชบัให้นิตบิุคคลที่ดูแล 

รวมไปถึงผู้พกัอาศยัใช้พลงังานอย่างประหยดั จดั

ให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอุปกรณ์และระบบ

ไฟฟ้าให้มีสภาพดีอยู่ เ สมอ ทําความสะอาด

เครื่องปรบัอากาศเป็นประจํา และปรับอุณภูมิให้

พอเหมาะ พร้อมทัง้ติดป้ายรณรงค์ให้ช่ วยกัน

ประหยดัพลงังาน ปิดไฟทุกครัง้หลงัใชง้าน เป็นตน้ 

รปูที ่2-4 

รปูที ่2-5 

รปูที ่2-6 

รปูที ่2-16 

รปูที ่2-22 

รปูที ่2-23 

รปูที ่2-24 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-21) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3.3 การจดัการขยะ   

 

- ป ริม าณขยะที่ เ กิด ขึ้ น ภ า ย ใ น

โครงการประมาณ 9.003 ลบ.ม./วนั 

ถ้าไม่มกีารจดัการทีด่ทีัง้ในเรื่องการ

รวบรวมจากภายในอาคาร การเก็บ

พกัขยะ เพื่อรอให ้หน่วยงานเก็บขน

ขยะเข้ามาจัดเก็บให้ จะก่อให้เกิด

ความสกปรกเกิดมุงมองที่ไม่ดีต่อผู้

พักอาศัยและผู้พบ เห็นและ เกิด

สุขอนามัยที่ไม่ดีต่อผู้อยู่อาศัยใน

โครงการดว้ย 

1. ชัน้ลานจอดรถยนต์ ตัง้แต่ชัน้ที่ 1-4 ของอาคาร A 

และ B จดัใหม้ถุีงขยะรองรบัขยะขนาด 30 ลติร จาํนวน 

2 ถัง สําหรบัรองรบัขยะเปียกจํานวน 1 ถัง และขยะ

แหง้จาํนวน 1 ถงั พรอ้มถุงดาํสําหรบัรองรบัขยะ พรอ้ม

ทีเ่ขีย่บุหรี ่ตัง้ไวบ้รเิวณโถงลฟิท ์

- จดัให้มถีงัรองรบัขยะขนาด 30 ลติร จํานวน 2 ถงั 

และถงัขยะอนัตราย จํานวน 2 ถงั วางไว้บรเิวณชัน้

ลานจอดรถ ตัง้แต่ชัน้ที ่1-4 พรอ้มทีเ่ขีย่บุหรีต่ดิตัง้ไว้

บรเิวณโถงลฟิต ์

รปูที ่2-25 

2. ชัน้หอ้งพกัอาศยัของอาคาร A และ B จดัใหม้หีอ้งพกั

ขยะประจําชัน้ มีประตูปิดมิดชิด ภายในห้องพักขยะ 

จัดให้มีถังขยะขนาด 100 ลิตร จํานวน 2 ถัง สําหรับ 

ขยะแห้ง (ถังสีเหลือง) ภายในถังรองรับด้วยถุงขยะ 

สเีหลอืง และขยะเปียก (ถงัสเีขยีว) ภายในถงัรองรบัดว้ย

ถุงขยะสเีขยีว สําหรบัขยะอนัตราย (ถงัสแีดง) จดัใหม้ถีงั

ขนาด 20 ลิตร จํานวน 1 ใบ ภายในถังจะรองรับด้วย 

ถุงขยะสแีดง 

- ส่วนของอาคารพกัอาศยัจดัใหม้หีอ้งพกัขยะประจํา

ชัน้ที่มปีระตูปิดมดิชิด ภายในห้องพกัประกอบด้วย

ถงัขยะขนาด 250 ลติร จํานวน 2 ถงั (ขยะเปียกถงัสี

เขียว และขยะแห้งถังสีเหลือง) ในส่วนของถังขยะ

อนัตรายจะตัง้อยู่บรเิวณชัน้ลานจอดรถ 

รปูที ่2-26 

รปูที ่2-27 

3. จดัให้มอีาคารพกัขยะรวมบริเวณชัน้ล่าง จํานวน 1 

ห้อง แบ่งเป็นห้องพกัขยะเปียก และห้องพกัขยะแห้ง- 

รไีซเคลิ-อนัตราย รวมความจุ 30.37 ลบ.ม. สามารถกกั

เก็บขยะได้นาน 3.4 วัน ภายในห้องพักขยะมีราง-

ระบายน้ํา เพื่อรวบรวมน้ําในห้องพกัขยะเข้าสู่ระบบ

บําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รปูสาํหรบัหอ้งพกัขยะ 

- จัดให้มีห้องพักขยะรวมบริเวณชัน้ล่าง แบ่งเป็น

ห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง-รีไซเคิล-

อนัตราย รวมความจุ 30.37 ลบ.ม. สามารถกกัเก็บ

ขยะไดน้าน 3.4 วนั ภายในหอ้งพกัขยะมรีางระบาย-

น้ํา เพื่อรวบรวมน้ําในห้องพกัขยะเข้าสู่ระบบบําบดั

น้ําเสยีสาํเรจ็รปูสาํหรบัหอ้งพกัขยะ 

รปูที ่2-15 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-22) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3.3 การจดัการขยะ    

        (ต่อ) 

 4. จดัทําป้ายตดิไว้บรเิวณหน้าห้องพกัขยะทุกชัน้ด้วย

ขอ้ความ “เปิดแลว้กรุณาปิดดว้ย” 

- มีการติดป้ายระเบียบการใช้ห้องพักขยะภายใน

อาคาร และป้าย”กรุณาปิดประตูห้องพกัขยะทุกครัง้”

ไวบ้รเิวณหน้าหอ้งพกัขยะทุกชัน้ 

รปูที ่2-28 

5. ตรวจสอบไม่ใหม้ขียะตกค้างในโครงการ หากมขียะ

ตกคา้งโครงการต้องแจ้งให้ฝ่ายรกัษาความสะอาดและ

สวนสาธารณะเขตดินแดง เข้ามาเก็บขน เพื่อนําไป

กําจดัต่อไป 

- มกีารประสานงานให้สํานักงานเขตดินแดงเข้ามา

เกบ็ขนขยะภายในโครงการเป็นประจาํวนัเวน้วนั โดย

จดัใหม้เีจา้หน้าทีต่รวจสอบมใิหม้ขียะตกคา้ง 

รปูที ่2-28 

รปูที ่2-29 

ภาคผนวกที ่7.4 

6. ให้แม่บ้านเก็บขน คดัแยกขยะจากถงัขยะในแต่ละ

ชัน้ทุกวนัและทําความสะอาดที่พกัขยะรวมทุกครัง้ที่

เก็บขน พร้อมสํารวจและเก็บขนขยะที่ตกหล่นนอกถงั

ทุกครัง้ทีเ่กบ็ขน 

- จดัใหม้แีม่บา้นเกบ็ขน คดัแยกขยะจากถงัขยะในแต่

ละชัน้ทุกวนัและทําความสะอาดทีพ่กัขยะรวมทุกครัง้

ที่เก็บขน พร้อมตรวจสอบขยะที่อาจตกหล่นนอกถงั

ทุกครัง้ทีเ่กบ็ขน 

รปูที ่2-28 

รปูที ่2-30 

 

7. ใหแ้ม่บา้นรวบรวมขยะจากหอ้งพกัขยะแต่ละชัน้หลงั

เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ส่วนใหญ่ผู้พักอาศัย

ออกไปทาํงานแลว้ 

- กําหนดให้แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้องพักขยะ 

แต่ละชัน้หลงัเวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ส่วนใหญ่ 

ผูพ้กัอาศยัออกไปทาํงานแลว้ 

- 

8. เจ้าของโครงการต้องรณรงค์ให้นิติบุคคลอาคารชุด

ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสมัพนัธ์ผ่านทางแผ่นผบั

ใบปลวิ ใหผู้พ้กัอาศยัในโครงการรูจ้กัและเขา้ใจหลกัการ

ง่ายๆ ในการลดปริมาณขยะ เช่น หลัก 4Rs นัน่คือ 

Repair (ซ่ อมแซม )  Reduce (ลด )  Reuse (ใ ช้ ซํ้ า ) 

Recycle (แปรรปูนํากลบัมาใชใ้หม่) 

- เจ้าของโครงการรณรงค์ให้นิติบุคคลอาคารชุด

แนะนํา ประชาสมัพนัธ ์ใหผู้พ้กัอาศยัในโครงการรู้จกั

เขา้ใจหลกัการงา่ยๆ ในการลดปรมิาณขยะ  

- 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-23) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3.3 การจดัการขยะ   

        (ต่อ) 

 9. สํารวจตรวจสอบประตูห้องพักขยะแต่ละชัน้ 

ตลอดจนห้องพกัขยะรวมบริเวณชัน้ล่างทุกครัง้เมื่อ

ขนย้ายขยะ โดยประตูปิดมดิชิดทุกครัง้เมื่อขนย้าย

เสรจ็สิน้ 

- กําชบัใหแ้ม่บา้นทีเ่กบ็ขนขยะตรวจสอบประตูหอ้งพกั

ขยะในแต่ละชัน้ และห้องพักขยะรวมให้ปิดมิดชิด

เรยีบรอ้ย ภายหลงัจากการขนยา้ยเสรจ็สิน้ 

รปูที ่2-28 

รปูที ่2-30 

 

10. ใหเ้จา้หน้าทีน่ิตบิุคคลอาคารชุด ประสานงานกบั

รถเกบ็ขนขยะโครงการเปิดไฟกระพรบิฉุกเฉินตลอด

ช่วงเวลาการเก็บขน เนื่องจากรถเก็บขนขยะจะเขา้

มาเก็บขนในช่วงเวลากลางคนื เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ

จากรถยนตท์ีเ่ขา้-ออกโครงการ 

- ทางนิตฯิได้ประสานงานกบัรถเก็บมูลฝอยให้เปิดไฟ

กระพริบฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเก็บขน ถ้ารถขน

ขยะเข้ามาเก็บขนในช่วงเวลากลางคืน เพื่อป้องกัน

อุบตัเิหตุจากรถยนตท์ีเ่ขา้-ออกโครงการ 

- 

3.4 การระบายน้ํา  

         การป้องกนัน้ําท่วม 

- หากโครงการไม่มกีารจดัการน้ําฝน 

อาจก่อให้เกิดน้ําท่วมภายในพื้นที่

โครงการและพื้นที่ โดยรอบ โดย

เบื้องต้นโครงการได้มกีารจดัทําระบบ

ระบายน้ําทิง้แนวตัง้และแนวนอน 

1. ล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา โดยรอบอาคาร

โครงการ 2 ครัง้/ปี (ก่อนและหลงัฤดฝูน) 

- หากพบการอุดตนัของตะกอนดนิโคลน หรอืสิง่ต่างๆ

ในท่อระบายน้ําจะทําการขุดลอกและทําความสะอาด

ทนัท ี

- 

 

2. ถ้าท่อระบายน้ําอุดตนั ให้ฉีดล้างทําความสะอาด 

และขดุลอกตะกอนออกทนัท ี

- หากพบการอุดตนัของตะกอนดนิโคลน หรอืสิง่ต่างๆ

ในท่อระบายน้ําจะทําการขุดลอกและทําความสะอาด

ทนัท ี

- 

 

3. หากพบว่าท่อระบายน้ําแตกหรอืหกั ต้องดําเนินการ

ซ่อมแซมเปลีย่นท่อใหม่ทนัท ี

- จดัใหม้เีจา้หน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ําให้มสีภาพดี

อยู่เสมอ หากพบว่าแตกหัก หรือชํารุดเสียหายจะ

ดาํเนินการแกไ้ขทนัท ี

รปูที ่2-16 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-24) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3.5 ระบบบาํบดั 

         น้ําเสียรวม 

- น้ําเสยีจากโครงการปริมาณวนัละ 

494.96 ลบ.ม./วนั หากไม่บําบดัก่อน

อาจส่งผลกระทบต่อผู้พกัอาศัยและ 

ผูผ้่านไปมาขา้งเคยีงได ้

1. จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมแบบ Activated 

Sludge จํานวน 2 ชุด สามารถรองรบัน้ําเสยีได้ 250 

ลบ.ม./วนั สําหรบัอาคาร A และ B และระบบบําบดั

น้ําเสียแบบเกรอะและเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด 

รองรบัน้ําเสยีได ้0.6 ลบ.ม./วนั สาํหรบัอาคารพกัขยะ 

โดยน้ําที่ผ่ านการบําบัดจะระบายออกสู่ท่ อ น้ํ า

สาธารณะดา้นหน้าโครงการต่อไป 

- โครงการจัด ให้มีร ะบบบํ าบัด น้ํ า เสีย รวมแบบ 

Activated Sludge จํานวน 2 ชุดสําหรบัอาคาร A และ 

B และไดจ้ดัใหม้รีะบบบําบดัน้ําเสยีแบบเกรอะและเตมิ

อากาศจํานวน 1 ชุดสําหรบัอาคารพกัขยะ โดยน้ําที่

ผ่านการบําบดัจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ

ดา้นหน้าโครงการต่อไป 

รปูที ่2-12 

2. กําหนดให้มีการตักตะกอนไขมันและนําไปตาก

แดดทุกวนั ก่อนน้ําใส่ถุงดํามดัปากถุงให้แน่นก่อน

นําไปวางเรยีงไว้ในห้องพกัขยะเปียกของโครงการ 

เพือ่รอใหเ้ขตดนิแดงเขา้มาเกบ็ และนําไปกําจดัต่อไป 

- หากพบว่ามปีรมิาณกากตะกอนในถังดกัไขมนัเป็น

จํานวนมาก จะตกัออกไปตากให้แห้ง พร้อมเก็บใส่ถุง

ดาํมดัใหแ้น่นและนําไปไวห้อ้งพกัขยะทนัท ี 

รปูที ่2-13 

 

3. การกําจัดกากตะกอนจะต้องดําเนินการสูบกาก

ตะกอนออกจากถงัเกบ็ตะกอนทุก 1 เดอืน 

- จัดให้มีการสูบตะกอนทันทีเมื่อพบว่าตะกอนมี

ปรมิาณมาก 

รปูที ่2-13 

4. จดัใหม้กีารสูบตะกอนจากบ่อเกรอะทุกๆ 6 เดอืน/

ครัง้ หรอืเมื่อบ่อเกรอะเตม็ 

- จัดให้มีการสูบตะกอนทันทีเมื่อพบว่าตะกอนมี

ปรมิาณมาก 

รปูที ่2-13 

5. จดัใหม้กีารกําจดัก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้จากบ่อเกรอะ

ด้วยวธิกีารใช้แบคทเีรยีที่มอียู่ในธรรมชาต ิโดยการ

เปลี่ยนก๊าซมเีทนผ่านกระบวนการเมตาบอลซิึมของ

เซลล์ เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้พื้นที่สี

เขียวบริเวณด้านข้างของอาคาร A และ B ซึ่งอยู่

บรเิวณใกลเ้คยีงกบัระบบบําบดัน้ําเสยีในการบําบดั 

- จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการโดยเฉพาะดา้นขา้ง

ของอาคาร A และ B ซึ่งอยู่ใกล้เคยีงระบบบําบดัน้ําเสยี

รวมเพือ่ช่วยดดูซบัคารบ์อนมอนอกไซด ์กําจดัก๊าซมเีทน 

ลดอุณหภูม ิและเพิม่ทศันียภาพที่ดี รวมทัง้ได้จดัให้มี

พนักงานดูแลต้นไม้บรเิวณพื้นที่สเีขยีวภายในโครงการ

ใหส้วยงามอยู่เสมอ 

รปูที ่2-1 

รปูที ่2-2 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-25) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3.5 ระบบบาํบดั 

         น้ําเสียรวม (ต่อ) 

 6. ตรวจสอบและดแูลฝาบ่อ ขอ้ต่อ และผนงัของระบบ

บําบดัน้ําเสยีเป็นประจํา เพื่อป้องกนัการรัว่ไหลของ

ละอองลอยออกสูภ่ายนอกถงับําบดัน้ําเสยี 

- จดัใหม้เีจา้หน้าทีต่รวจสอบฝาบ่อ ขอ้ต่อ และผนังระบบ

บําบดัน้ําเสยีเป็นประจําเพื่อป้องกนัการรัว่ไหลของละออง

ลอยออกสูภ่ายนอกถงับําบดัน้ําเสยี 

รปูที ่2-16 

7. จดัใหม้กีารกําจดัละอองลอยทีเ่กดิจากระบบบําบดั

น้ําเสยีโดยอาศยัการดดูซบัของเนื้อดนิ และแบคทเีรยี

ในดนิของโครงการ 

- เนื่องจากพื้นที่ตัง้ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการอยู่

ภายใตอ้าคารทีก่่อสรา้งเป็นหอ้งปิดมดิชดิ พรอ้มทัง้จดัให้

มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบฝาบ่อบําบัดให้มีสภาพดีอยู่

เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาละอองลอยจากระบบ

บําบัดน้ําเสีย ทัง้นี้  ทางโครงการยงัจัดให้มพีื้นที่สเีขยีว 

เพือ่ช่วยดดูซบัมลพษิทีเ่กดิขึน้ 

รปูที ่2-12 
รปูที ่2-16 

8. จดัให้มเีจ้าหน้าที่โครงการเข้ารบัการอบรบ ให้มี

ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบําบัดน้ําเสียของ

โครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรบกับ

บริษัทตวัแทนจําหน่ายระบบบําบดัฯ ของโครงการ 

เพื่ออยู่ประจําในการเดินเครื่อง และบํารุงรกัระบบ

ตลอดระยะเวลาการเปิดดาํเนินการ 

- จดัใหม้บีรษิทัเอกชนเขา้มาอบรมใหค้วามรูก้บัเจา้หน้าที่

โครงการเกีย่วกบังานระบบบําบดัน้ําเสยี เพือ่ใหเ้กดิความ

เขา้ใจและสามารถบํารุงรกัษาระบบบําบดัน้ําเสยีเบื้องต้น

ไดต้ลอด 

- 

9. จดัทําตารางกําหนดระยะเวลาซ่อมบํารุงอุปกรณ์

ของระบบบําบัดน้ําเสียทุกชิ้นตามคู่มือของแต่ละ

ประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบํารุงในแต่ละ

ครัง้ และเพื่อให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วนทํางานได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

- มีการจัดทําแผนบํารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบบําบัด 

น้ําเสยี เพื่อใหอุ้ปกรณ์และระบบทุกส่วนทํางานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพตลอดเวลา 

รปูที ่2-4 

 

 

 

mailto:info.smartenvir@gmail.com


รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 ครัง้ที ่1/2569 (มกราคม – มถุินายน 2569) 
 

 

 2-28 

   

Smart Environmental Consultants Co.,Ltd 

225/6, Moo. 3, Ban Chang, Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000  

Tel. 02-117-0044, 099-509-6465, E-mail : info.smartenvir@gmail.com 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-26) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3.5 ระบบบาํบดั 

         น้ําเสียรวม (ต่อ) 

 10. จดัใหม้อุีปกรณ์สํารอง (Spare part) ของระบบบําบดั

น้ําเสยีทุกประเภทอย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เพื่อใช้

เปลีย่นอุปกรณ์ทีเ่สยีหายไดท้นัท ีโดยไม่ต้องพกัการเดนิ

ระบบนานจนทําใหเ้กดิปัญหาน้ําเสยีทีไ่ม่ไดบ้ําบดัระบาย

ลงสูท่่อระบายน้ําสาธารณะ 

- โครงการได้จดัให้มอุีปกรณ์สํารองของระบบบําบดั

น้ําเสยีไวใ้นโครงการเพื่อใชเ้ปลีย่นอุปกรณ์ทีเ่สยีหาย

ไดท้นัท ี

รปูที ่2-14 

11. ตรวจสอบฝาบ่อ และส่วนที่ต้องเขา้ไปดูแลซ่อมแซม

ระบบให้อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อป้องกัน

ละอองน้ําเสยีและกลิน่เหมน็ทีเ่กดิขึน้จากก๊าซไฮโดรเจน-

ซลัไฟลจ์ากระบบบําบดัน้ําเสยี 

- เจ้าหน้าที่จะทําการปิดฝาบ่อให้มิดชิดทุกครัง้ 

ภายหลงัจากการซ่อมบํารุง และคอยตรวจสอบดูแล

ฝ่าบ่อ ข้อต่อ และผนังของระบบบําบัดน้ําเสียเป็น

ประจํา เพื่อป้องกันละอองน้ําเสียและกลิ่นเหม็น 

ที่เกดิขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟล์จากระบบบําบดั 

น้ําเสยี 

รปูที ่2-12 

12. ตเีส้นสแีดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บรเิวณ

โดยรอบเขตบ่อบําบดัน้ําเสยีรวมใหช้ดัเจน และเขยีนป้าย

ถาวรแจง้ว่า “บรเิวณนี้เป็นบ่อบําบดัน้ําเสยี” 

- เนื่องจากบ่อบําบดัน้ําเสยีของโครงการอยู่ในพื้นที่

ใต้อาคาร จงึจดัทําเป็นหอ้งทีม่ปีระตูปิดมดิชดิพร้อม

ตดิป้าย “พืน้ทีบ่่อบําบดัน้ําเสยี” ชดัเจน 

รปูที ่2-12 

13. จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณใกลร้ะบบบําบดัน้ําเสยีรวม

ของโครงการ เพื่อช่วยดูดซบัและป้องกนักลิ่นอนัไม่พึง

ประสงคต่์อผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการโดยเฉพาะ

ด้านข้างของอาคาร A และ B ซึ่งอยู่ใกล้เคียงระบบ

บําบดัน้ําเสยีรวมเพื่อช่วยดูดซบัและป้องกนักลิน่อนั

ไม่พงึประสงค ์

รปูที ่2-1 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-27) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3.6 การคมนาคม 

         และการขนส่ง 

- การดําเนินโครงการจําทําให้ปริมาณ

การจราจรเพิม่มากขึ้นจากรถยนต์ของผู้เขา้

พกัอาศยัและผูม้าตดิต่อในโครงการ จํานวน 

409 คนั ซึ่งถนนที่ได้รบัผลกระทบโดยตรง 

ไดแ้ก่ ถนนรชัดาภเิษก และถนนรชัดาภเิษก 

17 ที่ใช้เป็นทางเข้า-ออก โครงการ เมื่อ

ประเมินค่าระดับการให้บริการ (level of 

service, LOS) ในช่ วง เ ปิ ดดํ า เนิ นการมี

รายละเอยีดดงันี้ 

- ถนนรชัดาภเิษก (ฝัง่พืน้ทีโ่ครงการ)  

  ในชัว่โมงเร่งด่วนเย็นมีการจราจรมาก    

  ที่สุด โดยมค่ีาระดบัการใหบ้รกิาร (LOS)   

  อยู่ทีร่ะดบั E ส่วนในช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้  

  และนอกเวลาเร่งด่วนมรีะดบัการใหบ้รกิาร   

  (LOS) D 

1. ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิใหผู้พ้กัอาศยัใชบ้รกิาร

รถไฟฟ้า MRT เพือ่ลดการตดิขดัของจราจร 

- ทางโครงการมกีารประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิให้

ผู้พักอาศัยใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทัง้นี้  ผู้พัก

อาศยัส่วนใหญ่ได้เลือกการเดนิทางโดยรถไฟฟ้า 

MRT อยู่แล้วเนื่องจากที่ตัง้โครงการอยู่ใกล้กับ

สถานีจงึทาํใหส้ะดวกสบายในการเดนิทาง 

- 

2. จดัให้มเีจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัที่ได้รบัการ 

อบรมเกี่ยวกบัขอ้บงัคบัการจราจรประจําอยู่บริเวณ

ทางเขา้-ออกโครงการ เพื่ออํานวยความสะดวก และ

จดัการจราจรบรเิวณทางเขา้-ออกทีจ่อดรถของพืน้ที่

โครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเวลา 

07.00-09.00 น. และเยน็เวลา 16.00-20.00 น. 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยประจํา

โครงการตลอด 24 ชัว่โมง เพื่ออํานวยความ

สะดวก และจดัการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกที่

จอดรถของพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลา

เร่งด่วน  

รปูที ่2-31 

3. รณรงค์ให้รถยนต์ผู้พกัอาศยัใช้ความเรว็รถที่เขา้-

ออกโครงการ มคีวามเรว็ไม่เกนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

เพื่อ ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและการกีดขวาง

การจราจร 

- กําชบัใหผู้พ้กัอาศยัขบัรถอย่างระมดัระวงั พรอ้ม

ติดตัง้ป้ายจํากัดความเร็วรถไม่เกิน 20 กม./ชม. 

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการกีดขวาง

การจราจร 

รปูที ่2-8 

4. ห้ามจอดรถทุกชนิดขวางทางเข้า-ออกโครงการ 

และบริเวณริมถนนรชัดาภิเษก เพื่อป้องกนัการกีด

ขวางการจราจรบรเิวณทางเขา้-ออก โครงการ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยประจํา

โครงการตลอด 24 ชัว่โมง เพื่ออํานวยความ

สะดวก และจดัการจราจรมใิหจ้อดรถขวางทางเขา้-

ออก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน  

รปูที ่2-31 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-28) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3.6 การคมนาคม   

         และการขนส่ง (ต่อ) 

- ถนนรชัดาภเิษก 17  

  ในชัว่โมงเร่งด่วนเยน็ มกีารจราจรมากทีสุ่ด    

  โดยมีค่าระดับการให้บริการ (LOS) อยู่ที่  

  ระดับ F ส่วนในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ามีค่า  

  ระดับการให้บริการ (LOS) อยู่ที่ระดับ E    

  และนอกเวลาเร่งด่วนมรีะดบัการให้บริการ  

  (LOS) D 

หมายเหตุ : ประเภทระดบัการให้บริการ 

A, B, C, D, E และ F หมายถงึ  

ระดบัการให้บริการ A เป็นสภาพการไหล

อิส ร ะ  คนขับแ ต่ละคนไ ม่ ถูก รบกวน 

เนื่ องจากรถคันอื่นในกระแสการจราจร

อสิระทีจ่ะเลอืกขบัดว้ยความเรว็ทีต่้องการมี

อสิระในการบงัคบัพวงมาลยัมากที่สุดและ 

มรีะดบัความสะดวกสบายต่อคนขบัรถมาก

ทีสุ่ด  

 

5. รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ห้ามผู้ผ ักอาศัยลง

อุโมงค์บริเวณสี่แยกรัชดาภิเษก เพื่อลดอุบัติเหตุ 

ทีเ่กดิขึน้จากรถยนตท์ีมุ่่งหน้าสูส่ ีแ่ยกรชัดาภเิษก 

- ทางโครงการมีการแนะนําการเดินทางที่

ปลอดภยั โดยห้ามผู้ผกัอาศยัลงอุโมงค์บริเวณ 

สี่แยกรชัดาภเิษก เพื่อลดอุบตัเิหตุที่เกดิขึ้นจาก

รถยนตท์ีมุ่่งหน้าสูส่ ีแ่ยกรชัดาภเิษก 

- 

6. จดัให้รถของผู้พกัอาศยัติดสติกเกอร์ของโครงการ

ทุกคนัรถ และหากมกีารตดิตัง้จุดรบัแลกบตัรเขา้-ออก

ภายในโครงการสําหรบับุคคลภายนอก ต้องตดิตัง้ห่าง

จากตําแหน่งทางเขา้-ออกรถยนต์ไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

เพื่อใหเ้ขา้สู่โครงการไดส้ะดวก และไม่ใหเ้กดิแถวคอย

ออกนอกโครงการ 

- กําหนดให้รถของผู้พกัอาศยัติดสติกเกอร์ของ

โครงการทุกคัน และติดตั ้ง จุดรับแลกบัตร 

เข้า-ออกภายในโครงการห่างจากทางเข้า-ออก

รถยนต์ไม่น้อยกว่า 30 เมตร รวมถึงจัดให้มี

เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัคอยอํานวยความ

สะดวกมิให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดด้านหน้า

โครงการ 

รปูที ่2-31 
รปูที ่2-32 
รปูที ่2-33 

7. จดัระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการ

ติดตัง้ป้ายสัญญาณจราจร และจัดเจ้าหน้าที่ดูแล 

ใหค้วามสะดวกภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- มีการติดป้าย และสัญลักษณ์จราจรต่างๆ

ภายในโครงการ เพื่อให้เกิดการขับขี่อย่าง

ปลอดภัย รวมทัง้จัดให้มเีจ้าหน้าที่รกัษาความ

ปลอดภัยคอยอํานวยความสะดวกตลอด 24 

ชัว่โมง 

รปูที ่2-31 
รปูที ่2-34 

8. จัดให้มีเส้นแบ่งจราจร และทิศทางการวิ่งอย่าง

ชดัเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความ

ปลอดภัยของการจอดรถภายในลานจอดรถของ

โครงการ 

- จัดทําเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่อง

ทางการเดินรถอย่างชัดเจน เพื่อความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในการ

สญัจรภายในโครงการ 

รปูที ่2-34 

 

 

mailto:info.smartenvir@gmail.com


รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 ครัง้ที ่1/2569 (มกราคม – มถุินายน 2569) 
 

 

 2-31 

   

Smart Environmental Consultants Co.,Ltd 

225/6, Moo. 3, Ban Chang, Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000  

Tel. 02-117-0044, 099-509-6465, E-mail : info.smartenvir@gmail.com 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-29) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3.6 การคมนาคม   

         และการขนส่ง (ต่อ) 

ระดบัการให้บริการ B เป็นสภาพการไหล

คงตวั รถคนัอื่นในกระแสจราจรเริม่มากขึน้

จนสงัเกตไดโ้ดยอสิระในการเลอืกความเรว็

ยังคงไม่ค่อยถูกกระทบแต่อิสระในการ

บังคับพวงมาลัยเริ่มลดลง ระดับความ

สะดวกสบายลดน้อยลงจากระดบั A 

ระดบัการให้บริการ C ยังคงอยู่ในสภาพ

การไหลคงตัว แต่การเลือกความเร็วจะถูก

กระทบจากรถคนัอื่นๆ การบงัคบัพวงมาลยั

ต้องคอยระมดัระวงัค่อนขา้งมาก และระดบั

ความสะดวกสบายลดลงจนสงัเกตได ้

 

9. จดัใหม้ทีีจ่อดรถยนต์ จํานวน 409 คนั และจุดจอด

รถยนต์บริการจํานวน 5 คัน ตัง้อยู่บริเวณด้าน 

ทิศตะวนัออกของอาคาร A และห้ามโครงการปรบั 

เปลีย่นทีจ่อดรถดงักล่าวใหใ้ช้ประโยชน์เป็นอย่างอื่น

ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการพร้อมทัง้ติดตัง้

สัญญาณไฟพร้อมป้ายสําหรับ เรียกรถรับจ้าง

สาธารณะใหเ้ขา้มาในพืน้ทีโ่ครงการ 

- จัดให้มีพื้นที่จอดรถรถยนต์ จํานวน 409 คัน 

และจุดจอดรถยนต์บริการจํานวน 5 คนั ตัง้อยู่

บรเิวณดา้นทศิตะวนัออกของอาคาร A พรอ้มจดั

ใหม้เีจา้หน้าทีอํ่านวยความสะดวกในการเรยีกรถ

รบัจา้งสาธารณะใหเ้ขา้มาในพืน้ทีโ่ครงการ 

รปูที ่2-11 

10. ห้ามติดตัง้ หรือจดัทําป้าย หรอืวสัดุใดๆ ที่เป็น

อุปสรรคในการมองเห็น บริเวณทางเข้า -ออก

โครงการ พรอ้มทัง้จดัใหม้แีสงสว่างอย่างเพยีงพอต่อ

การมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

- ทางโครงการห้ามมิให้มกีารติดตัง้ หรือจดัทํา

ป้ายโฆษณาที่บดบังการมองเห็นด้านหน้า

โครงการ และมกีารตดิตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณ

ทางเข้า-ออกโครงการอย่างเพียงพอมองเห็น

ชดัเจน 

รปูที ่2-35 

11. จดัใหม้คีนัสะดุดบรเิวณถนนภายในโครงการ เพือ่

ชะลอความเรว็ของรถยนต์ และลดอุบตัเิหตุจากการ

เฉ่ียวชน และผูส้ญัจรบรเิวณดา้นหน้าโครงการ 

- จดัให้มสีนันูนภายในพื้นที่โครงการ เพื่อชะลอ

ความเร็วของรถยนต์ และลดอุบัติเหตุจากการ

เฉ่ียวชน และผูส้ญัจรบรเิวณดา้นหน้าโครงการ 

รปูที ่2-9 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-30) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3.6 การคมนาคม   

         และการขนส่ง (ต่อ) 

ระดับการให้บริการ D เป็นสภาพซึ่งมี

ความหนาแน่นสูง แต่ยงัคงสภาพการไหล

คงตวัอสิระในการเลอืกความเรว็และบงัคบั 

พวงมาลยัถูกจํากดัอย่างมาก ระดบัความ

สะดวกสบายอยู่ในระดบัขัน้แย่ โดยทัว่ไป

หากมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอีกเพียง

เลก็น้อยจะทาํใหเ้กดิปัญหาจราจรได ้

ระดบัการให้บริการ E เป็นสภาพทีเ่ขา้ใกล้

สู่ระดบัความจุความเร็วทัง้หมดถูกลดลงต่ํา

แต่ค่อนขา้งคงทีอ่สิระในการบงัคบัพวงมาลยั

น้อยมาก ระดบัความสะดวกสบายอยู่ในขัน้

แย่มาก เป็นสภาพทีไ่ม่คงตวัเนื่องจากหากมี

ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อย  

จะทาํใหก้ารจราจรตดิขดัได ้ 

ระดบัการให้บริการ F เป็นสภาพการจราจร

ติดขดั เมื่อปริมาณจราจรเกินระดบัความจุ

ของถนน จะเกิดแถวคอย Queues รถต้อง 

หยุดบ่อยๆ มสีภาพไม่คล่องตวัอย่างมาก 

12. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบโครงการ  

เพือ่ช่วยดดูซบัเสยีงจากการจราจร 

- จดัให้มกีารปลูกไม้ยนืต้นตามแนวรัว้โครงการ 

และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการ เพื่อ

ช่วยดดูซบัเสยีงจากการจราจร 

รปูที ่2-1  

รปูที ่2-3 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-31) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3.7 การใช้ประโยชน์  

         ท่ีดิน 

- การก่อสร้างอาคารของโครงการ ในกรณี 

ที่ ไ ม่ มีก ารควบ คุมการก่ อสร้ า ง ให้ ตรง 

ตามแปลน อาจส่งผลกระทบต่อข้อกําหนด 

ทางสถาปัตยกรรมตามข้อกําหนดผังเมือง

กรุงเทพมหานคร และอาจขดัต่อขอ้กําหนดได ้

- ผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 พืน้ที่

โครงการอยู่ในที่ดนิประเภทอยู่อาศยัหนาแน่น

ปานมาก (สีน้ําตาล) หมายเลข ย 9-14 ให้ใช้

ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศยัสถาบนัราชการ การ

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 

ซึ่งโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัย (เป็นไปตาม

ขอ้กําหนด) 

- ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านการใช้

ไฟฟ้า การจัดการน้ําเสีย และขยะอย่างเคร่งครัด 

จะสามารถช่วยลดผลกระทบด้านการใช้ระบบ 

สาธารณูปโภคที่ยัง่ยืน ที่อยู่ภายในพื้นที่ผ ังเมือง

รวมกําหนด และทําให้ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้

เพยีงพอ 

- โครงการปฏบิตัติามมาตรการลดผลกระทบดา้น

การใช้ไฟฟ้า การจัดการน้ําเสีย และขยะอย่าง

เคร่งครดัซึง่สามารถช่วยลดผลกระทบดา้นการใช้

ระบบสาธารณูปโภคทีย่ ัง่ยนื ทีอ่ยู่ภายในพืน้ทีผ่งั

เมอืงรวมกําหนด และทําใหร้ะบบสาธารณูปโภค

ทีใ่ชเ้พยีงพอ 

- 
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3.8 การส่ือสารและ  

         การโทรคมนาคม 

- อาคารของโครงการมีความสูง 25 ชัน้ 

จํานวน 1 อาคารและสูง 32 ชัน้ 1 อาคาร  

ตวัอาคารจงึมโีอกาสบดบงับรเิวณขา้งเคยีง 

ได้แก่  อาคารสํานักงานธนชาต ถนน

รชัดาภเิษก และอาคารสํานักงานเมอืงไทย

ประกันชีวิติ ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญั 

- หากบา้นพกัอาศยัใกลเ้คยีง ถูกบดบงัคลื่นรบัสญัญาณ

โทรทศัน์จากตวัอาคารโครงการ โครงการจะรบัผดิชอบ

โดยติดตัง้จานดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณ Free TV 

ให้กบับ้านพกัอาศยันัน้ๆ และดําเนินการปรบัจานรบั

สัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีจานรับ

ดาวเทียมอยู่แล้ว โดยโครงการจะทําหนังสอืแจ้งผู้พกั

อาศยัที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้ได้รบั

ผลกระทบดา้นการบดบงัคลื่นสญัญาณจากโครงการ ณ 

วันที่ เริ่มลงมือก่อสร้าง และจะต้องติดตัง้จานรับ

สัญญาณดาวเทียมให้เสร็จก่อนการจดทะเบียนนิติ

บุคคลอาคารชุด โดยในหนังสอืดงักล่าวจะระบุชื่อและ

หมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลทีจ่ะเป็นผูร้บัเรื่อง 

- ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีน่ิตฯิ คอยรบัเรือ่ง

รอ้งเรยีนต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการดําเนินการของ

โครงการ ซึ่งปัจจุบนัยงัไม่พบการร้องเรียนจาก

การถูกบดบงัคลื่นรบัสญัญาณโทรทศัน์แต่อย่าง

ใด หากทางโครงการได้รับเรื่องร้องเรียนและ

ตรวจสอบแลว้ว่าสาเหตุมาจากโครงการจรงิจะรบี

ดําเนินการแก้ไขปัญหา และรับผิดชอบกับ

เหตุการณ์ดงักล่าวทนัท ี

- 

4. คณุภาพชีวิต     

4.1 สภาพเศรษฐกิจ  

         และสงัคม 

 - มผีู้พกัอาศยัเพิม่ขึ้นประมาณ 3,001 คน 

ทําให้ร้านค้า บริเวณใกล้เคียงได้รับผล 

2-2กระทบซือ้-ขายสนิคา้ 

- ผู้เข้าพักอาศัยส่วนใหญ่คาดว่าเป็นคน

ในช่วงวัยทํางานส่วนใหญ่ ซึ่งมีวิถีชีวิต 

และความเป็นอยู่คล้ายคลึงกันกับอาคาร

ขา้งเคยีง จงึคาดว่าไม่ส่งผลกระทบทางด้าน

สงัคมอย่างมนียัสาํคญั 

1. จดัให้มเีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั ออกตรวจ

ดแูลความเรยีบรอ้ยตลอด 24 ชัว่โมง 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยประจํา

โครงการตรวจดแูลความเรยีบรอ้ยตลอด 24 ชัว่โมง  

รปูที ่2-31 

2. จดัสร้างป้อมรปภ. และให้มรีปภ. ประจําป้อมดูแล 

ความเรยีบรอ้ยในโครงการตลอดเวลา 

- จัดให้มีป้อมรปภ.และเจ้าหน้าที่รปภ.ประจํา

ตลอด 24 ชัว่โมง 

รปูที ่2-31 
รปูที ่2-33 

3. จดัใหม้กีลอ้งวงจรปิด (CCTV) บรเิวณทางเขา้-ออก

โครงการ และบริเวณจุดอับทุกๆ ชัน้ของอาคารพกั

อาศยัภายในโครงการ 

- มกีารตดิตัง้กล้องวงจรปิดบรเิวณทางเขา้-ออก

โครงการและโดยรอบอาคารเพื่อคอยสอดส่อง

และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความ

ปลอดภยัใหก้บัผูพ้กัอาศยั 

รปูที ่2-36 
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องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4.2 การสาธารณสุข 1. การคมนาคมเขา้-ออกโครงการ 

ดา้นร่างกาย 

- การพฒันาโครงการจะทําใหม้ผีูพ้กัอาศยั

ในบริเวณนี้ เพิ่มขึ้นประมาณ 3,001 คน 

เป็นผลทําให้การจราจรบนถนนรัชดา- 

ภเิษกเพิม่จํานวนขึน้ และส่งผลกระทบต่อ

ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางท้อง

ถนนเพิม่มากขึน้ 

ดา้นจติใจ  

- เสยีงจากการเร่งเครื่องยนตข์องยานพาหนะ

ทีเ่ขา้-ออกโครงการ ส่งผลใหเ้กดิการรบกวน

โสตประสาทเป็นผลทําให้เกิดสภาวะทาง

จติใจไม่ด ี

1.จดัใหม้เีสน้แบ่งช่องจราจรอย่างชดัเจน เพื่อความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยของการจอดรถภายในลานจอดรถของ

โครงการ 

- จัดทําเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่อง

ทางการเดินรถอย่างชัดเจน เพื่อความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในการ

สญัจรภายในโครงการ 

รปูที ่2-34 

2. จัดให้มีกระจกนูนกลม ติดตัง้ไว้ในบริเวณจุดอับ 

การมอง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ภายใน

โครงการ 

- จดัให้มกีารตดิตัง้กระจกนูนกลม บรเิวณจุดอบั

การมอง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์

ภายในโครงการ 

รปูที ่2-34 

3. จดัใหม้เีจา้หน้าที ่หรอืรปภ.ทีผ่่านการฝึกอบรบทกัษะ

ด้านการจราจรคอยอํานวยความสะดวกและจัดระบบ

การจราจร บรเิวณทางเขา้-ออกพืน้ทีโ่ครงการตลอด 24 

ชัว่โมง 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยที่ผ่าน

การฝึกอบรมเป็นอย่างดี อํานวยความสะดวก 

บรเิวณทางเขา้-ออกตลอด 24 ชัว่โมง 

รปูที ่2-33 

4. จัดให้มพีื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ 

เพือ่ช่วยดดูซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ชนิด

ต่างๆเพื่อช่วยดูดซบัคาร์บอนมอนอกไซด์ และ

ลดอุณหภูม ิและจดัให้มพีนักงานดูแลต้นไม้ใหม้ี

สภาพดอียู่เสมอ 

  รปูที ่2-1 

  รปูที ่2-2 

2. การเข้าพักอาศัยของผู้พักอาศัยใน

โครงการ 

- กลุ่มอาการทางตา หรอืกลุ่มระคายเคอืงตา 

มอีาการตาแห้งตาแดง รู้สกึระคายเคอืงตา 

แสบตาโดยไม่มอีาการอกัเสบของตา 

 

1. สํารวจอาคาร และระบุสาเหตุของปัญหาให้ชดัเจน 

เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการได้อย่างเหมาะสม 

โดยการเดินสํารวจหรือสมัภาษณ์ผู้มอีาการ เพื่อให้ได้

ขอ้มูลเกี่ยวกบัผูผ้กัอาศยัในอาคาร ระบบระบายอากาศ 

เครื่องปรบัอากาศ แหล่งมลพษิ และการบรหิารจดัการ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- จดัให้มเีจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคาร ระบบปรบั

อากาศ แหล่งมลพิษให้เรียบร้อยอยู่เสมอ และ

สามารถระบุเหตุของปัญหาได้ หากพบว่าผู้พกั

อาศยัเกดิอาการตาอกัเสบ 

รปูที ่2-16 
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องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4.2 การสาธารณสุข 

     (ต่อ) 

- กลุ่มอาการทางเดินหายใจส่วนต้นจมูก  

และคอ จะเป็นมากขึ้นเมื่ออุณหภูมใินห้อง 

สูงมาก บางครัง้มอีาการระคายเคืองจมูก  

จมกูไม่ไดก้ลิน่ เจบ็คอ เป็นตน้ 

- กลุ่มอาการทางปอด หรือกลุ่มอาการ

คล้ายโรคหอบหดื หรอืกลุ่มอาการคอแห้ง 

ระคายคอ หายใจลําบาก หายใจเป็นช่วงๆ

เหมือนขาดออกซิเจน รู้สึกอึดอัด แน่น

หน้าอก 

- กลุ่มอาการทางผวิหนัง มอีาการผวิหนัง

แหง้เป็นผื่น คนั หรอืมอีาการคลา้ยผวิหนัง

อกัเสบ อาการเหล่านี้มกัเป็นมากขึ้น เมื่อ

อากาศค่อนข้างแห้ง และมีลมพัดถ่ายเท

อากาศไปมา 

- กลุ่มอาการทัว่ไป หรือกลุ่มอาการปวด

ศรีษะ มนึงง และเมื่อยลา้ 

- กลุ่มอาการตดิเชื้อบริเวณทางเดินหายใจ

ส่วนต้น จะมีอาการเยื่อบุคออักเสบ ต่อม-

ทอมซลิอกัเสบ มไีข ้เป็นตน้ 

- ความกงัวลด้านการเกดิอคัคภียัของผู้พกั

อาศยั 

2. เพิม่อตัราการระบายอากาศ โดยการปรบัปรุงการ

ไหลเวียน และการระบายอากาศ เพื่อลดมลพิษ

อากาศภายในอาคาร 

- โครงการได้ออกแบบอาคารให้มีช่องระบาย

อากาศเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคาร

ถ่ายเทไดส้ะดวก 

รปูที ่2-7 

3. ควบคุมความชื้น และการออกแบบภายในอาคาร

ใหท้ําความสะอาดไดง้่าย เพื่อยบัยัง้การเจรญิเติบโต

ของเชือ้ต่างๆ 

- โครงการได้ออกแบบอาคารให้มีช่องระบาย

อากาศเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคาร

ถ่ายเทได้สะดวก ทําความสะอาดได้ง่าย เพื่อ

ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ต่างๆ 

รปูที ่2-7 

4. ประชาสมัพนัธ์ และใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และ

ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ เกี่ยวกบัการดูแลหอ้งพกั

อาศยัภายในโครงการ เช่น การทําความสะอาดระบบ

ระบายอากาศ 

- จดัใหม้กีารแนะนํา และประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้

แก่ผู้พักอาศัยเกี่ยวกับการดูแลห้องพัก เช่น 

การทาํความสะอาดระบบระบายอากาศ เป็นตน้ 

- 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-35) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4.2 การสาธารณสุข 

     (ต่อ) 

3. ความสะอาดของน้ําในถงัเก็บน้ําสํารอง 

คสล. 

- เชื้อโรค จุลนิทรยี์และสารเคมทีี่ปนเป้ือน

ในน้ํา อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดิน

อาหาร และผวิหนงัได ้

1. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ําใต้ดิน และชัน้

ดาดฟ้า ใหม้คีวามมัน่คงแขง็แรง ไม่มรีอยรัว่ และรอย

ร้าว ที่จะทําให้มกีารปนเป้ือนของน้ําภายนอกเข้าสู่ 

ถงัเกบ็น้ําได ้

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูรอยรัว่ รอยร้าว

ของถงัสํารองน้ําภายในโครงการให้มสีภาพดีอยู่

เสมอ เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนทีเ่ขา้สูถ่งัเกบ็น้ํา 

รปูที ่2-16 

2. ฝาบ่อเก็บน้ําใต้ดนิ จะต้องมฝีาบ่อปิดมดิชดิ และ

ยกสูงจากพื้นดิน เพื่อป้องกันการปนเป้ือนของน้ํา

ภายนอกเขา้สูถ่งัเกบ็น้ําทางฝาบ่อได ้

- ในส่วนของบ่อเกบ็น้ํารองใต้ดนิ จดัให้มฝีาบ่อที่

ปิดมิดชิด และยกสูงจากพื้นดินเพื่อป้องกัน 

การปนเป้ือนของน้ําภายนอก 

รปูที ่2-17 

3. กรณีเช่น ฉีดกําจัดปลวก มด แมลงสาบ ควร

ดําเนินการอย่างระมดัระวงั โดยเฉพาะบรเิวณถงัเกบ็

น้ํา เพื่อป้องกนัไม่ใหส้ารเคมร่ีวงหล่นลงไปในถงัเก็บ

น้ําประปา 

- กิจกรรมที่มกีารใช้สารเคม ีเช่น การฉีดพ่นยุง

กําจดัสตัว์พาหะนําโรค ทางโครงการจะควบคุม

และดูแลบรเิวณถงัเกบ็น้ําประปาอย่างระมดัระวงั

เป็นพิเศษ ตรวจสอบฝาบ่อให้เรียบร้อย เพื่อ

ป้องกนัการปนเป้ือนจากสารเคม ี 

- 

4. ตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพของน้ําประปาเป็น

ประจํา ในเรื่องของส ีกลิน่ และเศษซากต่างๆ ที่ตก

หล่นลงไปในถงัเกบ็น้ํา 

- จัด ให้มี เ จ้ าห น้าที่ต รวจสอบลักษณะทาง

กายภาพของน้ําประปาเป็นประจาํทุกวนั 

รปูที ่2-16 

5. เก็บตวัอย่างน้ําในถงัเก็บน้ําใต้ดินมาวิเคราะห์หา

เชื้อ E.coli ทุกๆ 3 เดอืน/ครัง้ เพื่อว่ามกีารปนเป้ือน

ของน้ําจากภายนอกถงัหรอืไม่ 

-  ทางโครงการว่าจ้างบริษัทบริษัท สมาร์ท  

เอน็ไวรอนเมนทอล คอนซลัแตนท์ จาํกดั ทําการ

เก็บตวัอย่างเพื่อวเิคราะห์หา E.Coli ทุก 3 เดอืน 

ทําการเกบ็ตวัอย่างในเดอืนมนีาคม และมถุินายน 

2569 พบว่า มค่ีาอยู่ในเกณฑม์าตรฐานกําหนด 

ภาคผนวกที ่3 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-36) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4.2 การสาธารณสุข 

        (ต่อ) 

 6. ถ้ามีการปนเป้ือนของน้ําในถังเก็บสํารองของ

โครงการ ใหเ้จา้หน้าที ่หรอืช่างของโครงการ มาลา้ง

ทําความสะอาด โดยต้องแจ้งกําหนดวนั เวลา และ

ช่วงเวลาทีล่า้งใหผู้พ้กัอาศยัทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 

3 วนั 

- หากมกีารปนเป้ือนของเชื้อ E.Coli จะจดัให้มกีาร

ล้างทําความสะอาดถงัเก็บน้ําสํารองทนัที โดยทํา

การแจ้งกําหนดวนั เวลา และช่วงเวลาที่จะล้างให ้

ผูพ้กัอาศยัทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั อย่างไร-

ก็ตาม ปัจจุบันยังไม่พบการปนเป้ือนของเชื้อ

ดงักล่าว 

- 

7. จัดให้มีการล้างทําความสะอาดถังเก็บน้ําสํารอง

ของโครงการ ได้แก่ ถงัเก็บน้ําใต้ดิน และถงัเก็บน้ํา

ชัน้ดาดฟ้าทุก 3 เดอืน มวีธิดีงัต่อไปนี้ 

- จดัให้มกีารล้างทําความสะอาดถังเก็บน้ําสํารอง

ตามวิธีที่ ม าตรกํ าหนดอย่างสมํ่ า เสมอ และ 

จะทําการล้างทําความสะอาดทันที หากพบการ

ปนเป้ือนของเชื้อ E.Coli หรือมีความผิดปกติของ

ลักษณะทางกายภาพน้ํา  เช่น  น้ํ าขุ่น  มีกลิ่น  

เป็นตน้ 

 

 

รปูที ่2-20 

 (1) ใส่น้ําให้เต็มถังพกัน้ํา แล้วใส่คลอรีนน้ําหรือ

คลอรีนผงโดยให้ใช้ ปริมาณคลอรีน/ปริมาณน้ํา  

ตามสดัสว่นดงันี้ 

   - คลอรีนชนิดน้ํา 5 % ควรใช้น้ํายาคลอรีน 

100 ซ.ีซ.ี/น้ํา 1 ลบ.ม. 

   - คลอรนีชนิดน้ํา 10% ควรใชน้ํ้ายาคลอรนี 50 

ซ.ีซ.ี/น้ํา 1 ลบ.ม. 

   - คลอรนีชนิดผงควรใชป้ระมาณ 8 กรมั/น้ํา 1 

ลบ.ม. 

 (2) กวนน้ําและคลอรนีใหเ้ขา้กนัเพื่อใหค้ลอรนีทํา

ปฏกิริยิากบัน้ําอย่างทัว่ถึง แซ่ไว้ประมาณ 3 ชัว่โมง 

แล้วจึงปล่อยน้ําคลอรีนออกจาก ถังพักน้ําให้หมด 

คลอรนีจะฆา่เชือ้โรคภายในถงั 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-37) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4.2 การสาธารณสุข 

      (ต่อ) 

     (3) ใสน้ํ่าประปาทีส่ะอาดลงไป จะทาํใหน้ํ้าประปาที่

นําไปใช้ในอาคารเป็นน้ําที่มีคุณภาพดี สะอาด 

ปราศจากเชือ้โรค 

  

8. ถ้ามีการปนเป้ือนของน้ําในถังเก็บน้ําสํารองของ

โครงการ ให้เจ้าหน้าที่ หรอืช่างของโครงการ มาล้าง

ทาํความสะอาด 

- หากมีการปนเป้ือนของเชื้อ E.Coli จะจัดให้มี

การล้างทําความสะอาดถังเก็บน้ําสํารองทันที 

โดยทําการแจ้งกําหนดวนั เวลา และช่วงเวลาที่

จะล้างให้ผู้พกัอาศยัทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 

วนั อย่างไรกต็าม ปัจจุบนัยงัไม่พบการปนเป้ือน

ของเชือ้ดงักล่าว 

- 

4. ความสะอาดของสระว่ายน้ํา 

    - การใช้บริการสระว่ายน้ํา ซึ่งอาจก่อให ้

เกิดผลกระทบการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ต่อผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 

1. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการ 

ดูแลคุณภาพน้ําในสระว่ายน้ําตามหลักสุขาภิบาล

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุม

คุณภาพน้ํา และการดแูลสระน้ํา 

- ทางโครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่ที่มคีวามรู้คอย

ดูแลคุณภาพสระว่ายน้ําตามหลักสุขาภิบาล

สิ่งแวดล้อม และมีการทําความสะอาดอยู่เป็น

ประจาํ  

รปูที ่2-54 

 

2. ให้มกีารเก็บตวัอย่างน้ําเพื่อนําไปตรวจวิเคราะห์

คุณภาพน้ํา ตามเกณฑ์มาตรฐาน เก็บตวัอย่างอย่าง

น้อยสองจุด โดยจากส่วนลกึและส่วนตื้น ขณะทีม่ผีูใ้ช้

สระว่ายน้ํามากทีสุ่ด 

-  ทางโครงการว่าจ้างบรษิทั สมารท์ เอน็ไวรอน

เมนทอล คอนซัลแตนท์ จํากัด ทําการเก็บ

ตวัอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ําในสระว่ายน้ํา 

จาํนวน 2 จุด บรเิวณสว่นลกึและสว่นตืน้ 

ภาคผนวกที ่3 

3. ต้องบํารุงรักษาเครื่องกรองน้ําของสระว่ายน้ํา 

เพือ่ใหท้าํงานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

- มีการจัดทําแผนบํารุงรักษาเครื่องกรองน้ํา 

ของสระว่ายน้ํา เพื่อให้ทํางานได้อย่างเต็ม

ประสทิธภิาพ 

รปูที ่2-4 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-38) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4.2 การสาธารณสุข 

      (ต่อ) 

5. การจดัการน้ําเสยี 

- เกดิเชื้อจุลนิทรยี ์พยาธ ิโปรโตชวั ทีท่ํา

ใหเ้กดิโรคได ้โดยเชื้อโรคเหล่านี้จะเขา้สู่

ร่างกายจากการสมัผสัเข้าทางปากและ

กนิโดยไม่ไดต้ัง้ใจ 

1. จัดให้มีระบบน้ําเสียรวมแบบ Activated Sludge 

จํ านวน 2 ชุ ด  สามารถรองรับ น้ํ า เสีย ได้  250.0  

ลบ.ม./วนั สําหรบัอาคาร A และ B และระบบบําบัด 

น้ําเสยีแบบเกรอะและเตมิอากาศ จํานวน 1 ชุด รองรบั

น้ําเสยีได ้0.6 ลบ.ม./วนั สําหรบัอาคารพกัขยะ โดยน้ํา

ทีผ่่านการบําบดัจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ

ดา้นหน้าโครงการ 

- โครงการจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมแบบ 

Activated Sludge จํานวน 2 ชุดสําหรบัอาคาร A 

และ B และได้จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียแบบ

เกรอะและเตมิอากาศจํานวน 1 ชุดสําหรบัอาคาร

พกัขยะ โดยน้ําที่ผ่านการบําบดัจะระบายออกสู่

ท่อระบายน้ําสาธารณะดา้นหน้าโครงการต่อไป 

รปูที ่2-12 

2. จัดให้มีการสูบตะกอนจากถังเก็บตะกอนทุกๆ 1 

เดอืน/ครัง้ หรอืเมื่อถงัเกบ็ตะกอนเตม็ 

- จัดให้มีการสูบตะกอนทันทีเมื่อพบว่าตะกอนมี

ปรมิาณมาก 

รปูที ่2-13 

3. จดัใหม้เีจา้หน้าทีต่กักากตะกอนทีถ่งัดกัไขมนัทุกวนั 

แล้วนําไปตากแดด ก่อนรวบรวมใส่ถุงดํามดัปากถุงให้

แน่นและนําไปวางเรียงไว้ในห้องพักขยะเปียกของ

โครงการ 

- หากพบว่ามปีรมิาณกากตะกอนในถงัดกัไขมนั

เป็นจํานวนมาก จะตกัออกไปตากให้แห้ง พร้อม

เก็บใส่ถุงดํามดัให้แน่นและนําไปไว้ห้องพกัขยะ

ทนัท ี 

รปูที ่2-15 

 

6. การจดัการขยะมลูฝอย 

- เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ที่สําคญัขงิเชื้อโรค 

แมลงวนั หนู แมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหนะ

นําโรคมาสูค่น 

1. จดัให้มอีาคารพกัขยะรวมบรเิวณชัน้ล่าง จํานวน 1 

ห้อง แบ่งเป็นห้องพกัขยะเปียก และห้องพกัขยะแห้ง- 

รไีซเคลิ-อนัตราย รวมความจุ 30.37 ลบ.ม. สามารถกกั

เกบ็ขยะไดน้าน 3.4 วนั ภายในหอ้งพกัขยะมรีางระบาย

น้ํา เพื่อรวบรวมน้ําในห้องพกัขยะเขา้สู่ระบบบําบดัน้ํา

เสยีสาํเรจ็รปูสาํหรบัหอ้งพกัขยะ 

- จดัใหม้หีอ้งพกัขยะรวมบรเิวณชัน้ล่าง แบ่งเป็น

ห้องพกัขยะเปียก และห้องพกัขยะแหง้-รไีซเคลิ-

อันตราย รวมความจุ 30.37 ลบ.ม. สามารถกกั

เกบ็ขยะไดน้าน 3.4 วนั ภายในหอ้งพกัขยะมรีาง-

ระบายน้ํา เพื่อรวบรวมน้ําในห้องพักขยะเข้าสู่

ระบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รปูสาํหรบัหอ้งพกัขยะ 

รปูที ่2-15 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-39) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4.2 การสาธารณสุข 

     (ต่อ) 

 2. จดัทําป้ายตดิไวบ้รเิวณหน้าหอ้งพกัขยะทุกชัน้ดว้ย

ขอ้ความ “เปิดแลว้ กรุณาปิดประตูใหม้ดิชดิ” 

- มกีารตดิป้ายระเบยีบการใชห้อ้งพกัขยะภายใน

อาคาร และป้าย”กรุณาปิดประตูห้องพักขยะ 

ทุกครัง้”ไวบ้รเิวณหน้าหอ้งพกัขยะทุกชัน้ 

รปูที ่2-27 

3. ตรวจสอบไม่ใหม้ขียะตกคา้งในโครงการ หากมขียะ

ตกค้าง โครงการต้องแจ้งให้ฝ่ายรกัษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ เขตดินแดง เข้ามาเก็บขน เพื่อ

นําไปกําจดัต่อไป 

- มกีารประสานงานให้สํานักงานเขตดนิแดงเข้า

มาเกบ็ขนขยะภายในโครงการเป็นประจําวนัเว้น

วัน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมใิห้มีขยะ

ตกคา้ง 

รปูที ่2-29 

ภาคผนวกที ่7.4 

4. ใหแ้ม่บา้นเกบ็ขนและคดัแยกขยะจากถงัขยะในแต่

ละชัน้ทุกวนั และทําความสะอาดทีพ่กัขยะรวมทุกครัง้

ที่เก็บขน พร้อมสํารวจและเก็บขยะที่ตกหล่นนอกถงั

ทุกครัง้ทีเ่กบ็ขน 

- จดัให้มแีม่บ้านเก็บขน คดัแยกขยะจากถงัขยะ

ในแต่ละชัน้ทุกวนัและทําความสะอาดที่พกัขยะ

รวมทุกครัง้ที่เก็บขน พร้อมตรวจสอบขยะที่อาจ

ตกหล่นนอกถงัทุกครัง้ทีเ่กบ็ขน 

รปูที ่2-28 

รปูที ่2-30 

 

7. ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

- เนื่องจากโครงการจัดเป็นอาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ และอาคารสูง การออกแบบ

โครงการจะต้องมีการออกแบบระบบ

ป้องกันและเตือนเหตุเพลิงไหม้ที่ความ

สอดคล้องและความครบถ้วนเป็นไปตาม

กฎหมายข้อบังคับของอาคารประเภท

อาคารขนาดใหญ่ทีบ่งัคบัใชก้ําหนด เพือ่ให้

เกดิความปลอดภยัสูงสุดต่อผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร

ในอาคาร 

1. จดัให้มแีละตดิตัง้ระบบป้องกนัอคัคภียั และระบบ

ระบายอากาศได้ระบุไว้ในรายงาน ซึ่งเป็นไปตาม

กฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวง

ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงข้อกําหนดที่เกี่ยว- 

ขอ้งระบบป้องกนัอคัคภียั 

- โครงการมีติดตัง้ระบบป้องกันอัคคีภัย และ

ระบบระบายอากาศตามที่ได้ระบุไว้ในราย - 

ละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและ

ขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งระบบป้องกนัอคัคภียั 

รปูที ่2-37 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-40) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4.2 การสาธารณสุข 

      (ต่อ) 

 2. จัดให้มีหวัรบัน้ําดับเพลิงบริเวณด้านหน้าอาคาร 

จาํนวน 4 หวั (2 หวั/อาคาร) อยู่บรเิวณดา้นขา้งอาคาร 

A เป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 21/2 นิ้ว x 21/2 นิ้ว 

x 6 นิ้ ว เป็นหัวรับน้ําแบบ 2 ทาง เพื่อรับน้ําจาก

รถดบัเพลงิเตมิลงในถงัเกบ็น้ําใตด้นิ 

- จดัใหม้หีวัรบัน้ําดบัเพลงิบรเิวณดา้นหน้าอาคาร

เป็นหวัรบัน้ําแบบ 2 ทางเพือ่รบัน้ําจากรถดบัเพลงิ

เตมิลงในถงัเกบ็น้ําใตด้นิ 

รปูที ่2-38 

3. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยู่

เสมอ ตามคําแนะนําของผูผ้ลติ หากพบว่ามกีารชาํรุด

หรอืใชก้ารไม่ไดร้บัแกไ้ขทนัท ี

- จดัใหม้เีจา้หน้าทีท่าํการตรวจสอบระบบป้องกนั

ให้ใช้การได้อยู่เสมอหากพบว่ามกีารชํารุดจะรบี

แกไ้ขซ่อมแซมทนัท ี

รปูที ่2-4 
รปูที ่2-39 

4. ตดิป้ายแนะนําการใชอุ้ปกรณ์แต่ละชนิดไวบ้รเิวณที่

อุปกรณ์ตดิตัง้อยู่ 

- มกีารตดิป้ายบอกวธิใีชง้านอุปกรณ์ไวบ้รเิวณที่

ตดิตัง้อุปกรณ์นัน้ๆ 

รปูที ่2-40 

5. ตดิตัง้แบบแปลน แผนผงัตําแหน่งที่ตดิตัง้อุปกรณ์

ดบัเพลงิต่างๆ บรเิวณโถงลฟิทแ์ต่ละชัน้ของอาคาร 

- โครงการไดท้ําการตดิตัง้แผนผงัตําแหน่งตดิตัง้

อุปกรณ์ดบัเพลงิ และเส้นทางการหนีไฟบริเวณ

โถงลฟิตแ์ต่ละชัน้ของอาคาร 

รปูที ่2-41 

6. จัดให้มีการอบรบวิธีการใช้อุปกรณ์ และระบบ

ป้องกนัอคัคภียั และฝึกอบรมเรื่องการซอ้มอพยพย้าย

คน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ  

ยามรกัษาการณ์ เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ทนัทที่วงท ี

และไม่ตกใจกลวั 

- ทางโครงการจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง  

และซ้อมอพยพหนีไฟ อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ 

โดยสาํนกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั ใหแ้ก่

เจา้หน้าทีป่ระจําโครงการเป็นประจําทุกปี ล่าสุด

ทาํการฝึกซอ้มไปเมื่อวนัที ่15 พฤศจกิายน 2568 

รปูที ่2-42

ภาคผนวกที ่7.5 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-41) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4.2 การสาธารณสุข 

      (ต่อ) 

 7. จัดให้มีแผนป้องกัน และดับเพลิงของอาคาร

โครงการ โดยเจ้าของโครงการ ต้องปรับปรุงให้

สอดคล้องกบัโครงสร้างบริหารงาน และปรบัปรุงให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้จากการฝึกซ้อม  

การอพยพหนีไฟ และการดบัเพลงิเพื่อใหไ้ดแ้ผนการ

ป้องกนั และดบัเพลงิของโครงการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

- ทางโครงการจัดให้มีแผนป้องกันอัคคีภัย และ

ปรบัปรุงให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่ได้จากการ

ฝึกซ้อม การอพยพหนีไฟ เพื่อให้ได้แผนการ

ป้องกนั และดบัเพลงิของโครงการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

รปูที ่2-42

ภาคผนวกที ่7.5 

8. จดัใหม้กีารซอ้มการอพยพหนีไฟ และการดบัเพลงิ

ของอาคารโครงการ โดยประสานงานกับสถานีดบั

เพลงหว้ยขวาง เป็นประจาํทุกปี 

- ทางโครงการจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และ

ซ้อมอพยพหนีไฟ อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ โดย

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ให้แก่

เจา้หน้าทีป่ระจาํโครงการเป็นประจําทุกปี ล่าสุดทํา

การฝึกซอ้มไปเมื่อวนัที ่ 15 พฤศจกิายน 2568 

รปูที ่2-42

ภาคผนวกที ่7.5 

9. บรเิวณเสน้ทางการหนีไฟ บนัไดหนีไฟหา้มมใิห้ม ี

สิ่งกีดขวางใดๆ เพื่อให้การอพยพหนีไฟเป็นไป

โดยสะดวก 

- จัดให้มีการติดตัง้ป้ายบอกทางหนีไฟไว้อย่าง

ชดัเจน และหา้มมใิหม้สีิง่ใดๆ กดีขวางเสน้ทาง เพือ่ 

ใหก้ารอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 

รปูที ่2-43 

รปูที ่2-44 

10. กําหนดให้มีพื้นที่จุดรวมพล บริเวณสวนหย่อม

ด้านหน้าโครงการจํานวน 1 จุด มีขนาดพื้นที่รวม 

403.28 ตารางเมตร โดยจุดรวมพล ดังกล่าวนี้ทาง

เจ้าของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยประเมนิ

จากการฝึกซอ้มการหนีไฟและดบัเพลงิประจาํปี 

- กําหนดให้พื้นที่จุดรวมพลอยู่บริเวณสวนหย่อม

ดา้นหน้าโครงการ 

รปูที ่2-45 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-42) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามยั    

          และความปลอดภยั 

- โครงการจัดให้มีแ ม่บ้านเ ป็นผู้ดูแลรักษา 

ความสะอาดของโครงการ การจัดการขยะ 

มูลฝอย รวมทัง้มีฝ่ายช่างที่มีหน้าที่ดูแลระบบ

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการของโครงการ

ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินโครงการ ไดแ้ก่ ระบบ

น้ําใช้ ระบบบําบดัน้ําเสยี ระบบระบายน้ํา ระบบ

ไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ และระบบป้องกัน

อคัคภียั เพือ่ความสะดวกและความปลอดภยัของ

ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 

- - - 

4.4 การศึกษา - ภายในพื้นที่เขตดนิแดง และใกล้เคยีง มสีถาน

ศกึระดบัต่างๆ ทัง้ภาครฐับาล และเอกชนจาํนวน

หลายแห่ง ซึ่งเมื่อเทียบกบัจํานวนนักเรียนแล้ว

ถือว่าเพยีงพอ และยงัสามารถรองรบับุตรหลาน

ของผู้ที่จะย้ายเข้ามาพกัอาศัยในโครงการและ 

ในบริเวณนี้ได้อีก ประกอบกบัประชาชนในเขต

เมืองหลวงมีทางเลือกทางการศึกษามากมาย  

อีกทัง้รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนทาง

การศกึษามรีะบบเงนิกู้ยมืทําให้ผู้ที่มคีวามตัง้ใจ

ในการศกึษาต่อมโีอกาสและมคีวามพยายามมาก

ยิ่งขึ้นที่จะเลือกเข้ารบัการศึกษาจากสถาบันที่

ตรงกบัความพงึพอใจสงูสุด  

- - - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-43) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4.5 ศาสนา - เนื่ อ ง จากคนไทยมี่ ปัญหาด้ านการ

แบ่งแยกศาสนาประเพณี และวฒันธรรม  

มกีารใช้ชวีติร่วมกนัอย่างประสมกลมกลืน 

ดงันัน้คาดว่าในช่วงเปิดดําเนินการจะเกดิ

ผลกระทบดา้นนี้น้อยมาก 

- - - 

4.6 ความปลอดภยั   

      สาธารณะ 

- โครงการจดัให้มรีภป.รกัษาการณ์ตลอด 

24 ชัว่โมง และจดัใหม้กีารตดิตัง้กลอ้งวงจร

ปิด (CCTV) เพือ่รกัษาความปลอดภยั และ

เหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อผู้ที่เข้ามาใช้

บรกิารในโครงการ ดงันัน้จงึคาดว่าสามารถ

ให้ความปลอดภัยต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

ของโครงการไดอ้ย่างเพยีงพอ 

1. จดัให้มเีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั ออกตรวจ

ดูแลความเรียบร้อย 24 ชัว่ โมง เพื่อดูแลความ

เรยีบรอ้ยบรเิวณในโครงการตลอดเวลา 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยประจํา

โครงการตรวจดแูลความเรยีบรอ้ยตลอด 24 ชัว่โมง 

เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณในโครงการ

ตลอดเวลา 

รปูที ่2-31 

2. จดัใหม้กีลอ้งวงจรปิด (CCTV) บรเิวณทางเขา้-ออก

โครงการ และบรเิวณจุดอบัในทุกๆ ชัน้ของอาคารพกั

อาศยัภายในโครงการ 

- มกีารตดิตัง้กล้องวงจรปิดบรเิวณทางเขา้-ออก

โครงการและโดยรอบอาคารเพื่อคอยสอดส่อง

และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความ

ปลอดภยัใหก้บัผูพ้กัอาศยั 

รปูที ่2-36 

3. จัดให้มีระบบคีย์การ์ดในการเข้า-ออกโครงการ  

เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีเ่กดิจากบุคคลจากภายนอก 

- จดัให้มรีะบบคีย์การ์ดในการเข้า-ออกโครงการ 

เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีเ่กดิจากบุคคลจากภายนอก 

รปูที ่2-46 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-44) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4.7 การป้องกนัอคัคีภยั 

 

- อาคารโครงการจดัเป็นอาคารขนาดใหญ่

พเิศษ และอาคารสูง จดัให้มอุีปกรณ์เตอืน

และป้องกันอัคคีภัยอย่างครบถ้วนตาม

กฎหมาย ประกอบกบั สถานีดบัเพลงิหว้ย-

ขวาง อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการมากที่สุด 

สามารถเขา้ถงึพื้นทีห่ากเกดิเหตุฉุกเฉินได้

อย่างรวดเรว็ และสามารถใหก้ารช่วยเหลอื

ส นั บ ส นุ น  ซึ่ ง กั น แ ล ะ กัน ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสทิธภิาพและฉบัไว 

1. จัดให้มีและติดตัง้ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบ

ระบายอากาศได้ระบุไว้ในรายงาน ซึ่งเป็นไปตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวง

ฉบบัที ่50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุม

อาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องระบบ

ป้องกนัอคัคภียั 

- โครงการมตีดิตัง้ระบบป้องกนัอคัคภียั และระบบ

ระบายอากาศตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียด

โครงการ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กําหนด

ทีเ่กีย่วขอ้งระบบป้องกนัอคัคภียั 

รปูที ่2-37 

2. จดัให้มหีวัรบัน้ําดบัเพลิงบริเวณด้านหน้าอาคาร 

จาํนวน 4 หวั (2หวั/อาคาร) อยู่บรเิวณดา้นขา้งอาคาร 

A เป็นท่อขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 21/2 นิ้ว x 21/2 นิ้ว 

x 6 นิ้ ว เป็นหัวรับน้ําแบบ 2 ทาง เพื่อรับน้ําจาก

รถดบัเพลงิเตมิลงในถงัเกบ็น้ําใตด้นิ 

- จดัใหม้หีวัรบัน้ําดบัเพลงิบรเิวณดา้นหน้าอาคาร

เป็นหวัรบัน้ําแบบ 2 ทางเพือ่รบัน้ําจากรถดบัเพลงิ

เตมิลงในถงัเกบ็น้ําใตด้นิ 

รปูที ่2-38 

3. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยู่

เสมอ ตามคาํแนะนําของผูผ้ลติ หากพบว่ามกีารชาํรุด

หรอืใชก้ารไม่ไดใ้หร้บีแกไ้ขทนัท ี

- จดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ําการตรวจสอบระบบป้องกนั

ให้ใช้การได้อยู่เสมอหากพบว่ามกีารชํารุดจะรบี

แกไ้ขซ่อมแซมทนัท ี

รปูที ่2-39 

4. ตดิป้ายแนะนําการใชอุ้ปกรณ์แต่ละชนิดไวบ้ริเวณ

ทีอุ่ปกรณ์ตดิตัง้อยู่ 

- มกีารตดิป้ายบอกวธิใีช้งานอุปกรณ์ไว้บรเิวณที่

ตดิตัง้อุปกรณ์นัน้ๆ 

รปูที ่2-40 

5. ตดิตัง้แบบแปลน แผนผงัตําแหน่งทีต่ดิตัง้อุปกรณ์

ดบัเพลงิต่างๆ บรเิวณโถงลฟิทแ์ต่ละชัน้ของอาคาร 

- โครงการได้ทําการตดิตัง้แผนผงัตําแหน่งตดิตัง้

อุปกรณ์ดบัเพลิง และเส้นทางการหนีไฟบริเวณ

โถงลฟิตแ์ต่ละชัน้ของอาคาร 

รปูที ่2-41 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-45) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4.7 การป้องกนั   

         อคัคีภยั (ต่อ) 

 6. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และระบบ

ป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพ

ย้ายคน เมื่อเกดิเพลงิไหมแ้ก่เจ้าหน้าทีข่องโครงการ 

ยามรกัษาการณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทนัท่วงที

และไม่ตกใจกลวั 

- ทางโครงการจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง  

และซ้อมอพยพหนีไฟ อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ 

โดยสาํนกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั ใหแ้ก่

เจ้าหน้าที่ประจําโครงการเป็นประจําทุกปี ล่าสุด

ทาํการฝึกซอ้มไปเมื่อวนัที ่15 พฤศจกิายน 2568 

รปูที ่2-42

ภาคผนวกที ่7.5 

7. จดัให้มแีผนการป้องกนั และดบัเพลงิของอาคาร

โครงการ โดยเจ้าของโครงการ ต้องปรับปรุงให้

สอดคล้องกบัโครงสร้างบริหารงาน และปรบัปรุงให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้จากการฝึกซ้อม  

การอพยพหนีไฟ และการดบัเพลงิเพื่อใหไ้ดแ้ผนการ

ป้องกนั และดบัเพลงิของโครงการทมีปีระสทิธภิาพ 

- ทางโครงการจดัให้มแีผนป้องกนัอคัคีภยั และ

ปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีไ่ดจ้ากการ

ฝึกซ้อม การอพยพหนีไฟ เพื่อให้ได้แผนการ

ป้องกนั และดบัเพลงิของโครงการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

- 

8. จดัใหม้กีารซอ้มการอพยพหนีไฟ และการดบัเพลงิ

ของอาคารโครงการ โดยประสานกบัสถานดบัเพลิง 

หว้ยขวาง เป็นประจาํทุกปี 

- ทางโครงการจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง  

และซ้อมอพยพหนีไฟ อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ 

โดยสาํนกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั ใหแ้ก่

เจ้าหน้าที่ประจําโครงการเป็นประจําทุกปี ล่าสุด

ทาํการฝึกซอ้มไปเมื่อวนัที ่15 พฤศจกิายน 2568 

รปูที ่2-42

ภาคผนวกที ่7.5 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-46) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4.7 การป้องกนั   

         อคัคีภยั (ต่อ) 

 9. บรเิวณเสน้ทางการหนีไฟ บนัไดหนีไฟหา้มมใิห้มสีิง่

ขวางใดๆ เพือ่ใหก้ารอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 

- จดัให้มกีารติดตัง้ป้ายบอกทางหนีไฟไว้อย่าง

ชดัเจน และห้ามมใิห้มสีิง่ใดๆ กีดขวางเส้นทาง 

เพือ่ใหก้ารอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 

รปูที ่2-43 

รปูที ่2-44 

10. กําหนดให้มีพื้นที่จุดรวมพล บริเวณสวนหย่อม

ด้านหน้าหน้าโครงการจํานวน 1 จุด มขีนาดพื้นที่รวม 

403.28 ตารางเมตร โดยจุดรวมพลดังกล่าวนี้เจ้าของ

โครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยประเมนิจากการ

ฝึกซอ้มการหนีไฟและดบัเพลงิประจาํปี 

- กําหนดให้พื้นที่จุดรวมพลอยู่บรเิวณสวนหย่อม

ดา้นหน้าโครงการ 

รปูที ่2-45 

11. ห้ามประกอบกิจการใดๆ ที่กําหนดไว้สําหรบัเป็น

พืน้ทีส่วนหย่อมและจุดรวมพลของโครงการ 

- โครงการได้กําชบัห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ  

ในบริเวณพื้นที่สวนหย่อมและจุดรวมพลของ

โครงการโดยเดด็ขาด 

รปูที ่2-45 

4.8 สุนทรียภาพและ

ทศันียภาพ 

- การก่อสร้างอาคารโครงการมลีกัษณะ

เ ป็นอาคารขนาด ให ญ่อาคา รที่ อ ยู่

ใกล้เคียงส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย 

สถานบันเทิง อาคารพาณิชย์ อาคาร

สํานักงาน และคอนโดมเินียม นอกจากนี้

การออกแบบด้านสถาปัตย์ของโครงการ

ก็ได้เน้นความสวยงาม เหมาะสมไม่ขดั 

ต่อขอ้กําหนดของกรุงเทพมหานคร 

1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชัน้พื้นดินรวม 

มีพื้นที่สวนทัง้หมดประมาณ 3,076.16 ตารางเมตร  

คดิเป็นสดัส่วน 1 คน ต่อพืน้ทีส่เีขยีว 1.02 ตารางเมตร

โดยตําแหน่งที่ปลูกจะอยู่ตามแนวรัว้ของโครงการ

โดยรอบบรเิวณเปิดโล่ง เพื่อช่วยลดการสะทอ้นแสงและ

เพิ่มความนุ่มนวลสบายตาและทําให้อาคารโครงการ 

ไม่แข็งกระด้างเกิดภูมิทัศน์ที่ดี ทัง้จากการมองเห็น

ภายในโครงการและจากภายนอกสูภ่ายในโครงการ  

- จดัให้มพีื้นที่สเีขยีวโดยรอบโครงการ เพื่อช่วย

ลดการสะทอ้นแสงและเพิม่ความนุ่มนวลสบายตา

และทําใหอ้าคารโครงการไม่แขง็กระดา้งเกดิภูม-ิ

ทศัน์ทีด่ ีทัง้จากการมองเหน็ภายในโครงการและ

จากภายนอกสูภ่ายในโครงการ 

รปูที ่2-1 

รปูที ่2-3 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-47) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4.8 สุนทรียภาพและ   

         ทศันียภาพ (ต่อ) 

ประกอบกับบริเวณพื้นที่หรือติดพื้นที่

โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงไม่มีแหล่ง

โบราณสถาน โบราณคดทีีส่ําคญั คาดว่า

การดําเนินการประกอบใหเ้กดิผลกระทบ

ในระดบัต่ํา 

- โครงการออกแบบใหม้พีื้นที่สเีขยีวรวม

ทัง้หมด 3,070.16 ตารางเมตร ในขณะที่

มผีู้พกัอาศยั 3,001 คน ดงันัน้จะเห็นว่า

อตัราส่วนระหว่างผู้พกัอาศยัในโครงการ

ต่อพื้นที่สีเขียวที่ออกแบบไว้คิดเป็น 1 

คน : 1.02 ตารางเมตร คาดว่าโครงการมี

พื้นที่สีเขียวเพียงพอต่อจํานวนผู้พัก

อาศยั 

 

2. บริเวณแนวเขตที่ดินโดยรอบอาคารจัดให้ ปลูกไม ้

ยนืต้นยาวตลอดแนวเพื่อสามารถดูดซบัและกรองฝุ่ น

กลิน่จากเขม่าไอเสยีรถยนตไ์ด ้

- จดัให้มกีารปลูกไม้ยนืต้นตามแนวรัว้โครงการ 

เพื่อสามารถดูดซบัและกรองฝุ่ นกลิน่จากเขม่าไอ

เสยีรถยนตไ์ด ้

รปูที ่2-3 

3. คอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการ 

ใหด้ดูสีวยงามอยู่เสมอ 

- จัดให้มีพนักงานดูแลต้นไม้ สวนหย่อมใน

โครงการใหม้สีวยงามอยู่เสมอ  

รปูที ่2-2 

4. เจ้าของโครงการ ต้องแจ้งต่ออาคารบ้านพกัอาศัย

ใกล้เคียงหากถูกบดบังแสงแดด หรือทิศทางลมจาก 

ตัวอาคารของโครงการ สามารถแจ้งหรือหารือกับ

เจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได ้

ทัง้นี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตัง้แต่เริ่มการก่อสร้าง

อาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภายหลงัเปิดดําเนินการแล้ว

เป็นเวลา 1 ปี  

- ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีน่ิตฯิ คอยรบัเรื่อง

รอ้งเรยีนต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการดําเนินการของ

โครงการ ซึ่งปัจจุบนัยงัไม่พบการร้องเรียนจาก

ก า ร ถู ก บ ด บั ง แ ส ง แ ด ด  ห รื อ ทิ ศ ท า ง ล ม  

แต่อย่างใด หากทางโครงการไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน

และตรวจสอบแล้วว่าสาเหตุมาจากโครงการจรงิ

จะรบีดําเนินการแก้ไขปัญหา และรบัผดิชอบกบั

เหตุการณ์ดงักล่าวทนัท ี

- 

5. จดัให้มผีนังและประตูกัน้สําหรบัอาคาร A จํานวน 2 

จุด และอาคาร B จาํนวน 1 จุด บรเิวณโถงลฟิทโ์ดยสาร

เพือ่แยกสว่นบรเิวณหอ้งพกัอาศยั และบรเิวณสว่นกลาง

ออกจากกนั  

- จดัให้มปีระตูกัน้ บรเิวณโถงลฟิท์เพื่อแยกส่วน

บรเิวณห้องพกัอาศยั และบรเิวณส่วนกลางออก

จากกนั 

รปูที ่2-47 

6. จดัให้มกีารปลูกไม้พุ่มหนาเพื่อใชเ้ป็นฉากบงัตาและ

เป็นแนวกัน้ (Buffer) ระหว่างระเบียงห้องพักอาศัย 

และระเบยีงสระว่ายน้ํายาวตลอดแนวรอบด้านที่ตดิกบั

ระเบยีงหอ้งพกัอาศยั 

- จดัให้มกีารปลูกไม้พุ่มหนาเพื่อใช้เป็นฉากบัง

และแนวกัน้ระหว่างระเบียงห้องพกัอาศัยและ 

ระเบียงสระว่ายน้ํายาวตลอดแนวรอบด้านที่ตดิ 

กบัระเบยีงหอ้งพกัอาศยั 

รปูที ่2-48 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-48) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4.8 สุนทรียภาพและ   

         ทศันียภาพ (ต่อ) 

- ลกัษณะการวางตวัของอาคารโครงการจะ

วางตัวตามขนาดแปลงที่ดินลักษณะของ

อาคาร A สูง 25 ชัน้ อยู่ติดกับถนนรัชดา- 

ภเิษก 17 จะมคีวามสูงของอาคารลดหลงักนั

ไปเปรียบเหมือนขัน้บันได โดยส่วนของ

อาคารพักอาศัยมีการวางแบบแปลนให้มี

ลกัษณะรูปตวั L สําหรบัอาคาร B มคีวามสูง 

32 ชัน้มกีารวางแบบแปลนเป็นรูปตวั I โดย

ระยะห่างระหว่างอาคาร A และ B ชัน้ล่างจะ

ห่างกนัประมาณ 20 เมตร และโดยรอบแนว

เขตทีด่นิมกีารจดัสวนหย่อม 

- ในการพฒันาโครงการอาจทาํใหเ้กดิผลกระทบ

ดา้นการบดบงัแสงแดด ทศิทางลมซึ่งพืน้ทีท่ีจ่ะ

ได้รับผลกระทบด้านทิศทางลมได้แก่ พื้นที่

ทางดา้นทศิเหนือ และทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ซึ่งตดิกบัอาคารสูง 5 ชัน้จํานวน 1 อาคาร (หนั

ด้านหลังเข้าหาโครงการ) พื้นที่ของบริษัทใน

เครือถดัไปเป็นอาคารสูง 2 ชัน้จํานวน 2 หลงั 

และทางทิศใต้และตะวนัตกเฉียงใต้ซึ่งติดกับ

ถนนรชัดาภิเษก 17 กลบัไปเป็นสถานบนัเทงิ

โพไซดอน และโคปา คาบาน่า 
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องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4.9 การมีส่วนร่วมของ  

         ประชาชน 

1. ผลการสาํรวจครัง้ท่ี 1 ดว้ยแบบสอบ 

ถามส่วนใหญ่เห็นว่าผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากโครงการ โดยผลกระทบที่

คาดว่าจะไดร้บัม ีดงันี้ 

กลุ่มท่ี 1 ในรศัม ี100 ม. ห่วงกงัวลด้าน

การจราจรและอุบตัเิหตุจากเพลงิไหม ้

กลุ่มท่ี 2 ในระยะ 100-1,000 ม. ห่วงกงัวล

ดา้นการคมนาคมขนส่ง และการระบายน้ํา 

และน้ําท่วมขงัพืน้ทีโ่ดยรอบโครงการ 

2. ผลการสาํรวจครัง้ท่ี 2 นําเสนอมาตร- 

การที่ โครงการจัดเตรียมไปเสนอกับ

กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รบัผลกระทบ

โดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนว

ทางการแก้ไข และมาตรการลดผลกระทบ

ในแต่ละด้านที่ ได้ นําเสนอไว้  โดยให้

โครงการปฏบิตัติามมาตรการทีก่ําหนดไว้

อย่างเคร่งครดั 

การจราจร    

- ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมให้ผู้พกัอาศัยใช้บริการ

รถไฟฟ้า MRT เพือ่ลดการตดิขดัของจราจร  

- ทางโครงการมกีารประชาสมัพนัธ์และส่งเสริม

ใหผู้พ้กัอาศยัใชบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT ทัง้นี้ ผูพ้กั

อาศยัส่วนใหญ่ไดเ้ลอืกการเดนิทางโดยรถไฟฟ้า 

MRT อยู่แล้วเนื่องจากที่ตัง้โครงการอยู่ใกล้กบั

สถานีจงึทาํใหส้ะดวกสบายในการเดนิทาง 

- 

- จัด ให้มีเจ้าหน้าที่ ร ักษาความปลอดภัยที่ ได้รับ 

การอบรมเกี่ยวกบัขอ้บงัคบัการจราจรประจําอยู่บรเิวณ

ทางเขา้ออกของโครงการตลอด 24 ชัว่โมง 

- จดัให้มเีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัประจํา

โครงการตลอด 24 ชัว่โมง เพื่ออํานวยความ

สะดวก และจัดการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก

ตลอด 24 ชัว่โมง 

รปูที ่2-31 

อุบตัเิหตุดา้นอคัคภียั    

- จัดให้มีและติดตัง้ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบ

ระบายอากาศที่ได้ระบุไว้ในรายงาน ซึ่งเป็นไปตาม 

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวง

ฉบบัที ่50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุม

อาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องระบบ

ป้องกนัอคัคภียั 

- โครงการมีติดตัง้ระบบป้องกันอัคคีภัย และ

ระบบระบายอากาศตามที่ได้ระบุไว้ในราย - 

ละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและ

ขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งระบบป้องกนัอคัคภียั 

รปูที ่2-37 

- จัดให้มีหัวรับน้ําดับเพลิงบริเวณด้านหน้าอาคาร 

จํานวน 4 หวั (2 หวั/อาคาร) อยู่บรเิวณด้านขา้งอาคาร 

A เป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 21/2 นิ้ว x 21/2 นิ้ว x 

6 นิ้ว เป็นหวัรบัน้ําแบบ 2 ทาง เพื่อรบัน้ําจากรถดบั- 

เพลงิเตมิลงในถงัเกบ็น้ําใตด้นิ 

- จดัใหม้หีวัรบัน้ําดบัเพลงิบรเิวณดา้นหน้าอาคาร

เป็นหวัรบัน้ําแบบ 2 ทางเพือ่รบัน้ําจากรถดบัเพลงิ

เตมิลงในถงัเกบ็น้ําใตด้นิ 

รปูที ่2-38 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-50) 
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องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4.9 การมีส่วนร่วมของ  

         ประชาชน 

 อุบตัเิหตุดา้นอคัคภียั (ต่อ)   

- ตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยัให้ใช้การได้อยู่เสมอ 

ตามคําแนะนําของผู้ผลิต หากพบว่ามีการชํารุดหรือ 

ใชก้ารไม่ไดใ้หร้บีแกไ้ขทนัท ี 

- จดัใหม้เีจา้หน้าทีท่าํการตรวจสอบระบบป้องกนั

ให้ใช้การได้อยู่เสมอหากพบว่ามกีารชํารุดจะรบี

แกไ้ขซ่อมแซมทนัท ี

รปูที ่2-4 

รปูที ่2-39

ภาคผนวกที ่7.5 

- ติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณ 

ทีอุ่ปกรณ์ตดิตัง้อยู่ 

- มกีารตดิป้ายบอกวธิใีชง้านอุปกรณ์ไวบ้รเิวณที่

ตดิตัง้อุปกรณ์นัน้ๆ 

รปูที ่2-40 

- ติดตัง้แบบแปลน แผนผงัตําแหน่งที่ตัง้อุปกรณ์ดับ- 

เพลงิต่างๆบรเิวณโถงลฟิทแ์ต่ละชัน้ของอาคาร 

- โครงการไดท้ําการตดิตัง้แผนผงัตําแหน่งตดิตัง้

อุปกรณ์ดบัเพลงิ และเส้นทางการหนีไฟบริเวณ

โถงลฟิตแ์ต่ละชัน้ของอาคาร 

รปูที ่2-41 

- จดัให้มกีารอบรมวธิกีารใช้อุปกรณ์ และระบบป้องกนั

อัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน 

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แก่ เจ้าหน้าที่ของโครงการ 

ยามรกัษาการณ์ เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดท้นัท่วงทแีละ

ไม่ตกใจกลวั  

- ทางโครงการจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง  

และซ้อมอพยพหนีไฟ อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ 

โดยสาํนกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั ใหแ้ก่

เจา้หน้าทีป่ระจําโครงการเป็นประจําทุกปี ล่าสุด

ทาํการฝึกซอ้มไปเมื่อวนัที ่15 พฤศจกิายน 2568 

รปูที ่2-42

ภาคผนวกที ่7.5 

- จัดให้มีแผนการป้องกันและดับเพลิงของอาคาร

โครงการ โดยเจ้าของโครงการต้องปรบัปรุงให้สอด- 

คล้องกับโครงสร้างการบริหารงานและปรับปรุงให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ ได้จากการ ฝึกซ้อม  

การอพยพหนีไฟ และการดบัเพลิงเพื่อให้ได้แผนการ

ป้องกนั และดบัเพลงิของโครงการทีม่ปีระสทิธภิาพ  

- ทางโครงการจดัให้มแีผนป้องกนัอคัคีภยั และ

ปรบัปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้จาก

การฝึกซ้อม การอพยพหนีไฟ เพื่อให้ได้แผน 

การป้องกัน และดับเพลิงของโครงการที่มี

ประสทิธภิาพ 

- 

 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ-51) 
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องคป์ระกอบ 

ทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4.9 การมีส่วนร่วมของ  

         ประชาชน 

 อุบตัเิหตุดา้นอคัคภียั (ต่อ)   

- จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงของ

อาคารโครงการ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิง 

หว้ยขวางเป็นประจาํทุกปี  

- ทางโครงการจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง  

และซอ้มอพยพหนีไฟ อบรมวธิกีารใชอุ้ปกรณ์ โดย

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยให้แก่

เจ้าหน้าที่ประจําโครงการเป็นประจําทุกปี ล่าสุด

ทาํการฝึกซอ้มไปเมื่อวนัที ่15 พฤศจกิายน 2568 

รปูที ่2-42

ภาคผนวกที ่7.5 

- บรเิวณเส้นทางการหนีไฟ บนัไดหนีไฟ ห้ามมใิห้มสีิง่

กดีขวางใดๆ เพือ่ใหก้ารอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก  

- จดัให้มกีารติดตัง้ป้ายบอกทางหนีไฟไว้อย่าง

ชดัเจน และห้ามมใิห้มสีิง่ใดๆ กีดขวางเส้นทาง 

เพือ่ใหก้ารอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 

รปูที ่2-43 

รปูที ่2-44 

- กําหนดให้มีจุดรวมพล บริเวณสวนหย่อมด้านหน้า

โครงการจํานวน 1 จุด มขีนาดพื้นที่รวม 403.28 ตาราง-

เมตร โดยจุดรวมพลดังกล่าวนี้ทางเจ้าของโครงการ

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยประเมินจากการฝึกซ้อม 

การหนีไฟและดบัเพลงิประจาํปี 

- กําหนดให้พื้นที่จุดรวมพลอยู่บรเิวณสวนหย่อม

ดา้นหน้าโครงการ 

รปูที ่2-45 

การระบายน้ําและน้ําท่วมขงัพืน้ทีโ่ดยรอบโครงการ    

- ลา้งทาํความสะอาดท่อระบายน้ําโดยรอบอาคารโครงการ 

2 ครัง้/ปี (ก่อนและหลงัฤดฝูน) 

- หากพบการอุดตนัของตะกอนดนิโคลน หรอืสิง่

ต่างๆในท่อระบายน้ําจะทําการขุดลอกและทํา

ความสะอาดทนัท ี

- 

 

- ถ้าท่อระบายน้ําอุดตนั ให้ฉีดล้างทําความสะอาดและ 

ขดุลอกตะกอนออกทนัท ี 

- หากพบว่าท่อระบายน้ําแตกหรือหกั ต้องดําเนินการ

ซ่อมแซมหรอืเปลีย่นท่อใหม่ทนัท ี

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ําให้มี

สภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าแตกหกั หรือชํารุด

เสยีหายจะดาํเนินการแกไ้ขทนัท ี

รปูที ่2-16 
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รปูท่ี 2-1 พืน้ทีส่เีขยีว 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
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รปูท่ี 2-3 ปลกูไมย้นืตน้ตามแนวรัว้โครงการ 

 

 

 

รปูท่ี 2-4 แผนซ่อมบํารุงประจาํปี 

 

 

 

รปูท่ี 2-2 พนกังานดแูลสวน 
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รปูท่ี 2-5 ป้ายประชาสมัพนัธบ์รกิาร  

 ลา้งเครื่องปรบัอากาศ 

  

รปูท่ี 2-7 อาคารเปิดโล่ง และช่องระบายอากาศ 

 

 

รปูท่ี 2-6 เครื่องปรบัอากาศมฉีลากประหยดัไฟ 

 

 

รปูท่ี 2-8 ป้ายจาํกดัความเรว็ไมเ่กนิ 20 กม./ชม. 

 

 

รปูท่ี 2-9 สนันูนชะลอความเรว็ 
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โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 ครัง้ที ่1/2569 (มกราคม – มถุินายน 2569) 

 

 

 2-57 
   

Smart Environmental Consultants Co.,Ltd 

225/6, Moo. 3, Ban Chang, Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000  

Tel. 02-117-0044, 099-509-6465, E-mail : info.smartenvir@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 2-10 ปลกูไมป้ระดบับรเิวณลานจอดรถ 

 

 

  

 

รปูท่ี 2-11 ลานจอดรถแบบเปิดโล่ง 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 
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รปูท่ี 2-12 ระบบบําบดัน้ําเสยี พรอ้มป้ายบอกพืน้ทีเ่ขตระบบบําบดัน้ําเสยี 

 

  

รปูท่ี 2-13 การสบูสิง่ปฏกิูล 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 
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รปูท่ี 2-15 หอ้งพกัขยะรวม รปูท่ี 2-16 เจา้หน้าทีซ่่อมบํารุงของโครงการ 

รปูท่ี 2-14 อุปกรณ์สาํรองระบบบําบดัน้ําเสยี

รปูท่ี 2-17 ถงัสาํรองน้ําใตด้นิ
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 
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รปูท่ี 2-20 สุขภณัฑป์ระหยดัน้ํา 

 

 

รปูท่ี 2-19 การลา้งทาํความสะอาดถงัเกบ็น้ําสาํรอง 

 

 

 

รปูท่ี 2-18 ถงัสาํรองน้ําชัน้ดาดฟ้า 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 ครัง้ที ่1/2569 (มกราคม – มถุินายน 2569) 
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รปูท่ี 2-23 สวติซไ์ฟแยกอออกจากกนั รปูท่ี 2-24 ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน 

รปูท่ี 2-22 หลอดไฟประหยดัพลงังาน พรอ้มแผน่สะทอ้นกระจายแสง 

รปูท่ี 2-21 หอ้งระบบแผงวงจรไฟฟ้า 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 ครัง้ที ่1/2569 (มกราคม – มถุินายน 2569) 
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รปูท่ี 2-27 ป้ายระเบยีบการใชห้อ้งพกัขยะ และป้าย

เตอืนใหปิ้ดประตูหอ้งพกัขยะทุกครัง้ 

 

รปูท่ี 2-25 ถงัขยะบรเิวณลานจอดรถ 

 

  

รปูท่ี 2-26 หอ้งพกัขยะประจาํชัน้ 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 ครัง้ที ่1/2569 (มกราคม – มถุินายน 2569) 
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รปูท่ี 2-30 แมบ่า้นประจาํโครงการ 

รปูท่ี 2-31 เจา้หน้าทีร่ปภ. รปูท่ี 2-32 รถผูพ้กัอาศยัตดิสติก๊เกอร ์

รปูท่ี 2-28 พนกังานเกบ็ขนมลูฝอย รปูท่ี 2-29 การเขา้เกบ็ขนมลูฝอยจาก 

 สาํนกังานเขตดนิแดง 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 ครัง้ที ่1/2569 (มกราคม – มถุินายน 2569) 
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รปูท่ี 2-33 จุดแลกบตัรห่างจากทางเขา้-ออก 

      ไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

  

รปูท่ี 2-34 ป้ายและสญัลกัษณ์จราจร 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 
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รปูท่ี 2-36 กลอ้งวงจรปิด 

 

 

 

 

รปูท่ี 2-35 ไฟฟ้าสอ่งสว่างบรเิวณดา้นหน้าโครงการ 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 
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รปูท่ี 2-37 ระบบป้องกนัและเตอืนอคัคภียั 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 
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รปูท่ี 2-39 การตรวจเชค็ถงัดบัเพลงิ 

 

 

รปูท่ี 2-40 ป้ายแนะนําการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ 

 

 

รปูท่ี 2-37 ระบบป้องกนัและเตอืนอคัคภียั (ต่อ) 

 

 

 

รปูท่ี 2-38 หวัรบัน้ําดบัเพลงิ 

 

 

mailto:info.smartenvir@gmail.com


รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 ครัง้ที ่1/2569 (มกราคม – มถุินายน 2569) 
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รปูท่ี 2-42 การซอ้มอพยพหนีไฟ 

 

 

รปูท่ี 2-41 ป้ายบอกตําแหน่งอุปกรณ์ดบัเพลงิ 

      และเสน้ทางหนีไฟ 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 
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รปูท่ี 2-43 ป้ายบอกทางหนีไฟ 

 

  

รปูท่ี 2-44 บนัไดหนีไฟ 

 

 

รปูท่ี 2-45 จุดรวมพล 

 

 

รปูท่ี 2-46 ระบบคยีก์ารด์ 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 
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รปูท่ี 2-48 ไมพุ้่มบรเิวณสระว่ายน้ํา 

 

 

  

 

รปูท่ี 2-47 ประตูกัน้แยกสว่นหอ้งพกักบัสว่นกลาง 

 

 

รปูท่ี 2-49 บอรด์ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
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รปูท่ี 2-52 หมายเลขฉุกเฉิน 

 

รปูท่ี 2-50 เครื่องสาํรองไฟ 

 

 

รปูท่ี 2-51 ระเบยีบการอยู่ร่วมกนั 

 

 

  

  

รปูท่ี 2-53 ท่อระบายน้ําภายในโครงการ 
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และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 
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บทท่ี 3 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 
 จากมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 (ชื่อเดิมโครงการอาคารชุด 

สูง 25 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร และสูง 32 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร) ตัง้อยู่ที่ซอยรัชดาภิเษก 17 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งระบุใหต้ดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าส ารอง คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า และคุณภาพน ้าทิ้งตลอดระยะการเปิด
ด าเนินการ ทางโครงการจึงได้ยดึถือและปฏิบตัิตามมาตรการอย่างเคร่งครดั โดยในช่วงเดือนมกราคม-มถิุนายน พ.ศ.2568 
ไดด้ าเนินการตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมตามมาตรการแล้ว สรุปรายละเอยีดการปฏบิตัไิดด้งัตารางที่ 3-1 และมรีายละเอยีด 
การด าเนินงานทีจ่ะกล่าวถงึต่อไป 
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ตารางท่ี 3-1  
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจสอบ ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

1. แหล่งน ้าใช ้ - ความสามารถดา้นวศิวกรรม
ประปา 
 

- ตรวจสอบการท างาน
ของระบบท่อสง่น ้าและ
ระบบจ่ายน ้าประปา 

- พืน้ทีโ่ครงการ - เดอืนละ 1 ครัง้ - จัด ให้มี เจ้าห น้ าที่ ต รวจสอบการ
ท างานของระบบท่อส่งน ้ าและระบบ
จ่ายน ้าประปาให้อยู่ในสภาพดอียู่เสมอ
หากพบการช ารุดจะรบีแกไ้ขทนัท ี

- 

- โครงสรา้งถงัเกบ็น ้าใตด้นิ  
และดาดฟ้า รอยแตกรา้ว 
 

- ตรวจสอบรอยแตกรา้ว 
ของถงัเกบ็น ้าใตด้นิและ
ดาดฟ้า 

- พืน้ทีโ่ครงการ - ทุกๆ 3 เดอืน/ครัง้ - จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของถัง
เก็บน ้าส ารองทัง้ใต้ดินและชัน้ดาดฟ้า 
หากพบรอยแตกรา้วจะซ่อมแซมทนัท ี

- 

- ลกัษณะทางกายภาพ เช่น 
กลิน่ ส ีและความขุน่ 
     

- ประกาศกระทรวง-
สาธารณสุข ฉบบัที ่135 
(พ.ศ.2535) เรื่องน ้า 
บรโิภคในภาชนะบรรจุ 
ทีปิ่ดมดิชดิ 

- พืน้ทีโ่ครงการ - ทุกๆ 3 เดอืน/ครัง้ - มกีารตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพ
ของน ้า และเกบ็ตวัอย่างเพือ่วเิคราะหห์า 
E.Coli ทุก 3 เดือน ท าการเก็บตวัอย่าง
ในเดือนมีนาคม และมิถุนายน 2569 
พบว่า มี ค่ าอยู่ ใน เกณฑ์ มาตรฐาน
ก าหนด 

ภาคผนวกที ่3 

- ปรมิาณ E.Coli ในถงัเกบ็น ้า 
- ความสะอาดของถงัเกบ็น ้า
ส ารองใตด้นิและถงัเกบ็น ้า
ส ารองชัน้ดาดฟ้า 

2. การใชไ้ฟฟ้า - การผุกร่อนหรอืสายไฟช ารุด 
 

- ตรวจสอบการรัว่ไหล/
การลัดวงจรของหม้อ -
แปลงไฟฟ้าให้มสีภาพดี
อยู่เสมอ 

- พืน้ทีโ่ครงการ - เดอืนละ 1 ครัง้ - จัดให้มีการตรวจสอบการผุกร่อน 
ช ารุดของสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
ใหม้สีภาพดอียู่เสมอ 

- 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ-1) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจสอบ ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

2. การใชไ้ฟฟ้า (ต่อ) - เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
 

- ตรวจสอบสภาพของ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า และ
ระบบไฟฟ้าตามคู่มอื
แนะน าผลติภณัฑ ์

- หอ้งเครื่องก าเนิดไฟ - ปีละ 2 ครัง้ - จัดให้มีการตรวจเช็คสภาพเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

- 

- มาตรการดา้นการอนุรกัษ์
พลงังาน 
 

- ตรวจสอบการปฏบิตัิ
ตามมาตรการดา้น 
การอนุรกัษ์พลงังาน 

- พืน้ทีโ่ครงการ - เดอืนละ 1 ครัง้ - ก าชบัให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลสอดส่อง
ให้พนักงาน รวมถึงผู้พักอาศัยใน
โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้าน 
การอนุรกัษ์พลงังานอย่างเคร่งครดั 

- 

3. การจดัการขยะมลูฝอย 
และสิง่ปฏกิูล 

- ความสามารถในการรองรบั
ขยะมลูฝอย และสภาพทัว่ไป 
 

- ตรวจสอบถงัขยะ และ
หอ้งพกัขยะรวมใหม้ี
สภาพทีด่อียู่เสมอ ถา้มี
การผุกร่อนหรอืช ารุด
ตอ้งด าเนินการการแกไ้ข
ทนัท ี

- พืน้ทีโ่ครงการ - เดอืนละ 1 ครัง้ - จัด ให้มี เจ้าห น้าที่ตรวจสอบดูแล
หอ้งพกัขยะ ถงัรองรบัขยะมูลฝอยให้มี
สภาพดีอยู่ เสมอ หากพบการช ารุด
เสยีหายจะด าเนินการแกไ้ขทนัท ี 

- 

- ขยะตกคา้ง 
 

- ตรวจสอบปรมิาณขยะ
ตกคา้งบรเิวณทีพ่กัขยะ
รวม และภาชนะรองรบั
มลูฝอย หากพบว่ามขียะ
ตกคา้งตอ้งรบีด าเนินการ
แกไ้ขทนัท ี

- พืน้ทีโ่ครงการ - สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ - จดัให้มแีม่บ้านตรวจสอบการตกค้าง
ของขยะทัง้ในภาชนะรองรับมูลฝอย 
และห้องพักมูลฝอยรวม หากพบว่ามี
ขยะตกค้างต้องรีบด าเนินการแก้ไข
ทนัท ี

- 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ-2) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจสอบ ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

4. การป้องกนัอคัคภียั - การใชง้านไดข้อง Fire Alarm 
Bell, Manual Station, FHC, 
ระบบจ่ายน ้าดบัเพลงิ, ถงัดบั- 
เพลงิ แผงควบคุมสญัญาณ 
และ Alarm Switch ส าหรบัผูท้ี่
ตดิคา้งในบนัไดหนีไฟ 

- ตรวจสอบระบบเตอืน-
ภยั และป้องกนัอคัคภียั
ใหใ้ชก้ารไดด้ ีตามคู่มอื
แนะน าผลติภณัฑ ์

- พืน้ทีโ่ครงการ - ตรวจสอบตามระยะ 
เวลาทีผู่ผ้ลติแนะน า
ในแต่ละชนิดอุปกรณ์ 

- จดัให้มกีารตรวจสอบการใช้งานของ
ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้ใช้
งานไดอ้ยู่เสมอ  

- 

5. การระบายน ้า - เศษขยะ และตะกอนดนิทราย 
 

- ตรวจสอบบ่อพกั  
ท่อระบายน ้ารอบ
โครงการและบ่อดกัขยะ
บรเิวณจุดเชื่อมท่อของ
โครงการกบัท่อระบายน ้า
บนถนนรชัดา 17 

- พืน้ทีโ่ครงการ - ทุกๆ 3 เดอืน/ครัง้ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษขยะ 
และตะกอนดินทราย บริเวณบ่อพัก  
ท่อระบายน ้า จุดเชื่อมท่อ มใิหม้สีิง่ใดอุด
เศษขยะ หรอืเศษใบไมร้่วงหล่นไปอุดตนั 

- 

6. คุณภาพน ้า - ตรวจสอบคุณภาพน ้าในสระ
ว่ายน ้าจ านวน 2 จุด คอืส่วน-
ลกึ และสว่นตืน้ ขณะผูท้ีม่าใช้
บรกิารมากทีสุ่ด 

- ตามขอ้ก าหนดและ
ค าแนะน าของคณะ- 
กรรมการสาธารณสุข 
ฉบบัที ่1/2550 เรื่อง 
การควบคุมการประกอบ
กจิการสระว่ายน ้า หรอื
กจิการอื่นๆ ในท านอง
เดยีวกนั 

- สระว่าน ้าของ
โครงการ 

- เดอืนละ 1 ครัง้ - มีการเก็บตัวอย่ างเพื่ อวิ เคราะห์
คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ าระหว่างเดือน
มกราคม ถึง มิถุนายน  2569 พบว่า  
มค่ีาอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด  

 

- pH, Cl, Caliform bacteria, 
Escherichia coli, 
Strephylococcus aureus, 
Pseudomonas aeroginosa 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ-3) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจสอบ 
ระยะเวลา/
ความถี่ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

6. คุณภาพน ้า (ต่อ) - ตะกอนไขมนั 
 

- ตรวจสอบ ตกักากตะกอน 
ไขมันและท าความสะอาด
บ่อดกัไขมนั 

- บ่อดกัไขมนั - ทุกวนั - จดัให้มเีจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณ
ไขมัน ในบ่อดักไขมันหากพบว่ามี
ปรมิาณมากใหต้กัออกทนัท ี 

- 

- ตะกอนหนกัในถงัเกบ็
ตะกอน 
 

- ตรวจสอบตะกอนในถงั
ตะกอนพรอ้มทัง้แจง้หน่วย 
งานเขา้มาสบูก าจดักาก
ตะกอน 

- ถงัเกบ็ตะกอน - ทุก 1 เดอืน - มกีารประสานงานให้หน่วยงานเขา้
มาสบูตะกอนทนัทเีมื่อพบว่ามปีรมิาณ
มาก 

- 

- pH, BOD, SS, Settleable 
Solids, TDS, Sulfide, TKN, 
Fat Oil & Grease  
 

- ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบาย
น ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบ างขน าดพ .ศ .2567 
(อาคารประเภท ก.) 

- บ่อตรวจระบายน ้า 
จ านวน 1 จุด 

- ทุก 1 เดอืน - มีการเก็บตัวอย่างเพื่ อวิเคราะห์
คุณภาพน ้ าทิ้งทุก 1 เดือนระหว่าง
เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน  2569 
พบว่า ทุ กพารามิเตอร์มีค่ าอยู่ ใน
เกณฑม์าตรฐานก าหนด  

ภาคผนวกที ่3 

- ประสทิธภิาพในการบ าบัด
น ้าเสยี 
 

- ตรวจสอบประสทิธภิาพ
และสภาพการท างาน
ทัว่ไป 

- ระบบบ าบดัน ้าเสยี
รวม 

- ทุกวนั - จดัใหม้เีจา้หน้าที่ตรวจสอบประสทิธ-ิ
ภาพและสภาพการท างานทัว่ไปของ
ระบบบ าบดัน ้าเสยีเป็นประจ า 

- 

 - เศษขยะ และตะกอนดนิ
ทราย 
 

- ตรวจสอบบ่อพัก และท่อ
ระบายน ้ ารอบโครงการ และ
บ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อม
ของโครงการกับท่อระบาย-
น ้า บนถนนรชัดาภเิษก 17 

- บ่อพกั และท่อ
ระบายน ้า 

- เดอืนละ 1 ครัง้ - จดัให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษขยะ 
และตะกอนดินทราย บริเวณบ่อพัก  
ท่อระบายน ้า จุดเชื่อมท่อ มใิห้มสีิง่ใด
อุดเศษขยะ หรอืเศษใบไม้ร่วงหล่นไป
อุดตนั 

- 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ-4) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17 

 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจสอบ ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

7. การคมนาคม - การกดีขวางการจราจรบรเิวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ และบน
ถนนซอยรชัดาภเิษก 17 

- ตรวจสอบการกีดขวาง
การจราจรบนถนนซอย
รชัดาภเิษก 17  
- ตรวจสอบสภาพถนน
สญัจร เขา้-ออกโครงการ
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
อยู่เสมอ 

- บนถนนซอย
รชัดาภเิษก 17 
บรเิวณทางเขา้-ออก
โครงการ 

- ทุกวนั - จดัใหม้เีจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยั
ประจ าดา้นหน้าโครงการบรเิวณทางเขา้-
ออกตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อคอยอ านวย
ความสะดวกด้านจราจร และตรวจสอบ
สภาพถนนใหม้สีภาพดอียู่เสมอ 

- 

8. ทศันียภาพ - การเตบิโตของตน้ไม ้ - ตรวจสอบการเจรญิโต
ของตน้ไม ้หากพบว่า
ตน้ไมเ้หีย่วเฉาหรอืตาย
ใหบ้ ารุง ดแูล และปลูก
ซ่อมแซมทนัท ี

- พืน้ทีส่เีขยีวของ
โครงการ 

 

- เดอืนละ 2 ครัง้ - จดัใหม้คีนสวนคอยดูแลพืน้ทีส่เีขยีวให้
สวยงามอยู่เสมอ 

- 
- ความชุ่มชื้นของพื้นดินใน
บรเิวณสวนและรอบตน้ไม ้
 

- วนัละ 1 ครัง้ 

- ขนาดการแผ่ของเรือนยอด
ตน้ไมแ้ละความสงูของตน้ไม ้
 

- ตัดแต่งกิ่งโดยควบคุม
ทัง้ทรงพุ่มและความสูง
ของล าต้นด้วยการตัด
แต่งกิ่งไม้ด้านข้างและ
ดา้นบนออก 

- พืน้ทีส่เีขยีวของ
โครงการ 

 

- ปีละ 1 ครัง้ 
 

- จดัใหม้คีนสวนคอยดูแลพืน้ทีส่เีขยีวให้
สวยงามอยู่เสมอ 

- 
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3.1 ขอบเขตการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม   
 
         การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มของโครงการด าเนินการเกบ็ตวัอย่างคุณภาพน ้าส ารอง คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
และคุณภาพทิ้ง ภายในพืน้ที่โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 ตลอดระยะด าเนินการ แสดงต าแหน่งตรวจวดัตลอดจนเทคนิค
และวธิกีารตรวจวเิคราะห ์ดงัตารางที ่3-2 และรปูที ่3-1 ถงึรปูที ่3-3 

 
ตารางท่ี 3-2 

ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

รายการตรวจวดั วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการวิเคราะห์ 

1. คุณภาพน ้าส ารอง 
- บรเิวณอาคาร A (ใตด้นิ) 

   - บรเิวณอาคาร A (ดาดฟ้า) 
   - บรเิวณอาคาร B (ใตด้นิ) 
   - บรเิวณอาคาร B (ดาดฟ้า) 

2 ม.ีค. 69 
2 ม.ิย. 69 

 

- Color Visual Comparison Method 
- Odor Observation Method 
- Turbidity Nephelometric Method 
- Escherichia coli   

Multiple Tube Fermentation 

2. คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
    - บรเิวณสระว่ายน ้าอาคาร A 

(สว่นลกึ) 
    - บรเิวณสระว่ายน ้าอาคาร A  

(สว่นตืน้) 

5 ม.ค. 69 
3 ก.พ. 69 
2 ม.ีค. 69 
1 เม.ย. 69 
6 พ.ค. 69 
2 ม.ิย. 69 

- pH  Electrometric Method 
- Free Chlorine Iodometric Method 
- Total Coliform Bacteria Multiple Tube Fermentation 
- Escherichia coli   Multiple Tube Fermentation 
- Staphylococcus aureus Multiple Tube Fermentation 
- Pseudomonas aeruginosa Multiple Tube Fermentation 

3. คุณภาพน ้าทิง้  
    - บรเิวณบ่อตรวจระบายน ้าของ  
       โครงการ 
 
 

5 ม.ค. 69 
3 ก.พ. 69 
2 ม.ีค. 69 
1 เม.ย. 69 
6 พ.ค. 69 
2 ม.ิย. 69 

- pH Electrometric Method 
- Biochemical Oxygen 
Demand 

5–Day BOD Test, Azide Modification 
Method 

- Total Suspended Solids Dried at 103–105°C 
- Sulfide Iodometric Method 
- Total Dissolved Solids Dried at 180°C 
- Settleable Solids Volumetric Method 
- Fat Oil and Grease Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric 

Method 
- Total Kjeldahl Nitrogen Macro Kjeldahl Method 
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รปูท่ี 3-1 แผนผงัแสดงจดุเกบ็ตวัอย่างคณุภาพน ้าส ารอง โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  
ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร  

คุณภาพน ้าส ารองบรเิวณอาคาร B  
(ใตด้นิ) 

คุณภาพน ้าส ารองบรเิวณอาคาร B 
(ดาดฟ้า) 

 

คุณภาพน ้าส ารองบรเิวณอาคาร A 
(ใตด้นิ) 

คุณภาพน ้าส ารองบรเิวณอาคาร A 
(ดาดฟ้า) 
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คุณภาพน ้าทิง้อาคาร 

 

รปูท่ี 3-2 แผนผงัแสดงจดุเกบ็ตวัอย่างคณุภาพน ้าสระว่ายน ้า โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  
ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร  

คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า (ส่วนลกึ) 
 

คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า (ส่วนตืน้) 
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รปูท่ี 3-3 แผนผงัแสดงจดุเกบ็ตวัอย่างคณุภาพน ้าท้ิง โครงการอาคารชุดควินน์ รชัดา 17  
ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร  

บรเิวณบ่อตรวจวดัน ้าทิง้ของโครงการ 
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3.2 วิธีการเกบ็ตวัอย่างและตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้า 
 
 เก็บตัวอย่างน ้าโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติก ขนาด 2,000 มิลลิลิตร ชนิด 

Polyethylene ตัวอย่างทัง้หมดจะถูกแช่ในถังน ้าแข็งเพื่อเก็บรกัษาตัวอย่างก่อนน ามาวเิคราะห์ในห้องปฏิบตัิการภายใน 24 
ชัว่โมง ส าหรบับางดชันีจะท าการตรวจวดัที่ภาคสนาม ได้แก่ pH ตวัอย่างที่น ากลบัไปวเิคราะห์ยงัห้องปฏบิตัิการของบรษิัทฯ  
ไดปิ้ดฉลากแสดงรายละเอยีดของตวัอย่างโดยละเอยีด พรอ้มทัง้จดบนัทกึขอ้มูลในแบบก ากบัตวัอย่าง (Chain of Custody) ทีใ่ช้
ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (External Quality Control) และน าส่งไปวิเคราะห์ยงัห้องปฏิบัติการของ 
บรษิทัฯ ต่อไป โดยการเกบ็ตวัอย่างและวเิคราะหค์ุณภาพน ้า ด าเนินการตามมาตรฐานทีก่ าหนดไวใ้น Standard Method for the 
Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุดของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการ
วเิคราะหค์ุณภาพน ้าทีไ่ดร้บัการยอมรบัโดยทัว่ไป  
 
3.3      การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้า 

  
3.3.1  คณุภาพน ้าส ารอง 
 
         3.3.1.1  ผลการวิเคราะหค์ณุภาพน ้าส ารอง 
  
                   จากการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าส ารอง จ านวน 4 บรเิวณ ได้แก่ บริเวณอาคาร A  

(ใตด้นิ), บรเิวณอาคาร A (ดาดฟ้า), บรเิวณอาคาร B (ใต้ดนิ) และบรเิวณอาคาร B (ดาดฟ้า) ท าการเกบ็ตวัอย่างในเดอืนมนีาคม 
และมถิุนายน พ.ศ. 2569 โดยมดีชันีที่ท าการตรวจวเิคราะห์ ได้แก่ สี, กลิน่, ความขุ่น และปรมิาณ Escherichia coli แสดงดงั
ตารางที ่3-3 และรูปที ่3-4 ถงึรูปที่ 3-7 เมื่อเปรยีบเทยีบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 61 (พ.ศ.2524) 
เรื่อง น ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ ปิดสนิท , ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น ้ าบริโภค 
ในภาชนะทีปิ่ดสนิท (ฉบบัที ่2) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2553) เรื่อง น ้าบรโิภคในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท ฉบบัที ่6 
พบว่า ทุกดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะหม์คี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  
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ตารางท่ี 3-3 
ผลการตรวจวดัและวิเคราะหค์ณุภาพน ้าส ารอง 
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน พ.ศ. 2569 

 

วนัท่ีเกบ็
ตวัอย่าง 

จดุเกบ็ตวัอย่าง 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

Color Odor Turbidity E.coli 
2 ม.ีค. 69 บรเิวณอาคาร A (ใตด้นิ) 1.42 ไม่มกีลิน่ 0.16 ไม่พบ 

บรเิวณอาคาร A (ดาดฟ้า) 1.78 ไม่มกีลิน่ 0.29 ไม่พบ 
บรเิวณอาคาร B (ใตด้นิ) 1.62 ไม่มกีลิน่ 0.33 ไม่พบ 
บรเิวณอาคาร B (ดาดฟ้า) 2.25 ไม่มกีลิน่ 2.43 ไม่พบ 

1 ม.ิย. 69 บรเิวณอาคาร A (ใตด้นิ) 1.90 ไม่มกีลิน่ 0.26 ไม่พบ 
บรเิวณอาคาร A (ดาดฟ้า) 2.10 ไม่มกีลิน่ 0.18 ไม่พบ 
บรเิวณอาคาร B (ใตด้นิ) 3.10 ไม่มกีลิน่ 2.49 ไม่พบ 
บรเิวณอาคาร B (ดาดฟ้า) 1.75 ไม่มกีลิน่ 0.35 ไม่พบ 

มาตรฐาน1/ 20 Scentless 5.0 None 
หน่วย Hazen Unit Odor Unit Silica scale in100 ml 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น ้าบรโิภคในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนิท, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่135 (พ.ศ.2534)   
 เรื่อง น ้าบรโิภคในภาชนะทีปิ่ดสนิท (ฉบบัที ่2) และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (พ.ศ.2553) เรื่อง น ้าบรโิภคในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ ฉบบัที ่6  

  
 
 
 
ชื่อผูต้รวจวดั/บรษิทั   บรษิทั สมารท์ เอน็ไวรอนเมนทอล คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ชื่อบรษิทัผูต้รวจวดัและวเิคราะหต์วัอย่าง บรษิทั สมารท์ เอน็ไวรอนเมนทอล คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์    02-117-0044 
 

mailto:info.smartenvir@gmail.com


รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) 

โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 ครัง้ที ่1/2569 (มกราคม – มถิุนายน 2569) 

3-13 
 

Smart Environmental Consultants Co.,Ltd 
225/6, Moo. 3, Ban Chang, Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000  
Tel. 02-117-0044, 099-509-6465, E-mail : info.smartenvir@gmail.com 

3.3.1.2  เปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์ณุภาพน ้าส ารอง 

เปรยีบเทยีบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าส ารอง ตัง้แต่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2568 – มถิุนายน พ.ศ. 2569 
แสดงดงัตารางที ่3-4 และรปูที ่3-8 ถงึรปูที ่3-10 พบว่า ทุกดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะหม์คี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด  

รปูท่ี 3-4 การเกบ็ตวัอย่างคุณภาพน ้าส ารอง 
บรเิวณอาคาร A (ใตด้นิ)  

รปูท่ี 3-5 การเกบ็ตวัอย่างคุณภาพน ้าส ารอง 
บรเิวณอาคาร A (ดาดฟ้า) 

รปูท่ี 3-6 การเกบ็ตวัอย่างคุณภาพน ้าส ารอง 
บรเิวณอาคาร B (ใตด้นิ) 

รปูท่ี 3-7 การเกบ็ตวัอย่างคุณภาพน ้าส ารอง 
บรเิวณอาคาร B (ดาดฟ้า) 
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รปูท่ี 3-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหส์ ี(Color) 
            ระหว่างเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2568 – มถิุนายน พ.ศ. 2569 

 

รปูท่ี 3-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์วามขุ่น (Turbid) 
             ระหว่างเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2568 – มถิุนายน พ.ศ. 2569 
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3.3.2  คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า 
 
 3.3.2.1  ผลการวิเคราะหค์ณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  
 

จากการเกบ็ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าสระว่ายน ้า จ านวน 2 บรเิวณ ไดแ้ก่ บรเิวณสระว่าย 
น ้าอาคาร A (ส่วนลึก) และบรเิวณสระว่ายน ้าอาคาร A (ส่วนตื้น) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยมีดชันีที ่
ท าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด -ด่าง (pH), ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine), Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa แสดงดงัตารางที่ 3-4 และรูปที่ 3-11 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อบงัคับ
กรุงเทพมหานคร ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การประกอบการคา้ซึ่งเป็นที่รงัเกยีจ หรอือาจเป็นอนัตรายแก่สุขภาพประเภทการจดัตัง้สระ
ว่ายน ้า พ.ศ. 2530 และค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน ้า 
หรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั พบว่า ทุกดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะหม์คี่าเป็นไปตามทีม่าตรฐานก าหนด ทัง้น้ีทางโครงการ
ไดม้กีารตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยู่เป็นประจ า 
 

Detectable Detectable 

Not Detectable Not Detectable 

 

รปูท่ี 3-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณ Escherichia coli 
ระหว่างเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2568 – มถิุนายน พ.ศ. 2569 
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ตารางท่ี 3-4 
ผลการตรวจวดัและวิเคราะหค์ณุภาพน ้าสระว่ายน ้า 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน พ.ศ. 2569 
 

จดุเกบ็ตวัอย่าง 
วนัท่ีเกบ็
ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

pH 
Free  

Chlorine 

Total 
Coliform 
Bacteria 

Escherichia 
coli 

Staphylococcus 
aureus 

Pseudomonas 
aeruginosa 

บรเิวณสระว่ายน ้าอาคาร A 
(ส่วนลกึ) 

5 ม.ค. 69 7.2 0.73 <1.8 None None None 

3 ก.พ. 69 7.2 0.70 <1.8 None None None 

2 ม.ีค. 69 7.3 0.75 <1.8 None None None 

1 เม.ย. 69 8.4 0.80 <1.8 None None None 

6 พ.ค. 69 8.3 0.79 <1.8 None None None 

2 ม.ิย. 69 7.4 0.73 <1.8 None None None 

บรเิวณสระว่ายน ้าอาคาร A 
(ส่วนตืน้) 

5 ม.ค. 69 7.2 0.68 <1.8 None None None 

3 ก.พ. 69 7.5 0.63 <1.8 None None None 

2 ม.ีค. 69 7.2 0.65 <1.8 None None None 

1 เม.ย. 69 8.4 0.68 <1.8 None None None 

6 พ.ค. 69 8.4 0.72 <1.8 None None None 

2 ม.ิย. 69 7.6 0.70 <1.8 None None None 
มาตรฐาน1/ 7.2-8.4 0.6-1.0 <10 None None - 
มาตรฐาน2/ 7.2-8.4 0.6-1.0 <10 None None None 
หน่วย - mg/l MPN/100 ml in100 ml in100 ml in100 ml 

หมายเหตุ : 1/ ขอ้บงัคบักรุงเทพมหานคร ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารประกอบการคา้ซึง่เป็นทีร่งัเกยีจ หรอือาจเป็นอนัตรายแก่สุขภาพประเภทการจดัตัง้สระว่ายน ้า  
 พ.ศ.2530 

                         2/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน ้า หรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
                * มคี่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
  ND = ตรวจไม่พบ 
                   

 
 
 
 
 
ชื่อผูต้รวจวดั/บรษิทั   บรษิทั สมารท์ เอน็ไวรอนเมนทอล คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ชื่อบรษิทัผูต้รวจวดัและวเิคราะหต์วัอย่าง บรษิทั สมารท์ เอน็ไวรอนเมนทอล คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์    02-117-0044 
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3.3.2.1  เปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์ณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

 
                        เมื่ อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ตั ้งแต่ เดือน กรกฎาคม 

พ.ศ. 2568 – มิถุนายน พ.ศ. 2569  แสดงดังตารางที่ 3-6 และรูปที่ 3-12 ถึงรูปที่ 3-17 พบว่า คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ ามีค่า
เปลีย่นแปลงไม่คงที ่ทัง้น้ีทางโครงการไดม้กีารตรวจสอบหาสาเหตุ และปรบัปรุงแกไ้ขอยู่เสมอเพือ่ลดค่าความสกปรกของน ้าสระ
ว่ายน ้าใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 
 

บรเิวณสระว่ายน ้าอาคาร A (สว่นลกึ) 
 

  

บรเิวณสระว่ายน ้าอาคาร A (สว่นตืน้) 

รปูท่ี 3-11 การเกบ็ตวัอย่างคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
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 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
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รปูท่ี 3-13 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณคลอรนีอสิระคงเหลอื (Free Chlorine) 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 – มถิุนายน พ.ศ. 2569 
 

 

รปูท่ี 3-12 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหค่์าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 – มถิุนายน พ.ศ. 2569 
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Detectable 

Not Detectable 

ตรวจพบ 

 

รปูท่ี 3-15 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณ Escherichia coli 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 – มถิุนายน พ.ศ. 2569 
 

 

รปูท่ี 3-14 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณแบคทเีรยีกลุ่มโคลฟิอรม์ทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 – มถิุนายน พ.ศ. 2569 
 

Detectable 

Not Detectable 
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รปูท่ี 3-17 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณ Pseudomonas aeruginosa 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 – มถิุนายน พ.ศ. 2569 
 

 

รปูท่ี 3-16 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณ Staphylococcus aureus 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 – มถิุนายน พ.ศ. 2569 
 

Detectable 

Not Detectable 

Not Detectable 

Detectable 
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3.3.3  คณุภาพน ้าท้ิง 
 
 3.3.3.1  ผลการวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 
 
                    จากการเก็บตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บรเิวณบ่อตรวจระบายน ้าของโครงการ ระหว่าง

เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยมีดัชนีที่ท าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ปริมาณบีโอด ี
(Biochemical Oxygen Demand), ปริมาณสารแขวนลอยทัง้หมด (Total Suspended Solids), ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide), 
ปรมิาณสารที่ละลายน ้าทัง้หมด (Total Dissolved Solids), ปรมิาณตะกอนหนัก (Settleable Solids), ปรมิาณน ้ามนัและไขมนั 
(Fat Oil and Grease) และปรมิาณทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) แสดงดงัตารางที ่3-5 และรูปที ่3-18 เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (อาคารประเภท ก.) พบว่า ทุกดชันีที่ท าการตรวจวเิคราะห์มคี่าเป็นไปตามที่มาตรฐาน
ก าหนด  
 

ตารางท่ี 3-5 
ผลการตรวจวดัและวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน พ.ศ. 2569 

จดุเกบ็ตวัอย่าง 
วนัท่ีเกบ็
ตวัอย่าง 

ผลการวิเคราะห ์

pH BOD TSS Sulfide TDS 
Settleable 

Solids 
Fat Oil & 
Grease 

TKN 

บรเิวณบ่อตรวจระบายน ้า 
ของโครงการ 

5 ม.ค. 69 7.5 11.3 <25 <1 352 <0.1 <4 17.40 
3 ก.พ. 69 7.6 16.8 <25 <1 332 <0.1 <4 16.02 

2 ม.ีค. 69 7.8 8.5 <25 <1 202 <0.1 <4 15.98 
1 เม.ย. 69 7.8 14.0 <25 <1 206 <0.1 <4 13.50 

6 พ.ค. 69 7.4 9.8 <25 <1 266 <0.1 <4 12.72 
2 ม.ิย. 69 7.5 4.3 <25 <1 88 <0.1 <4 15.40 

มาตรฐาน1/ 5.0-9.0 20 30 1 1,000 0.5 20 35 
หน่วย - mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l 

หมายเหตุ :1/  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
พ.ศ.2567 (อาคารประเภท ก.) 

 
 
 
 
ชื่อผูต้รวจวดั/บรษิทั   บรษิทั สมารท์ เอน็ไวรอนเมนทอล คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ชื่อบรษิทัผูต้รวจวดัและวเิคราะหต์วัอย่าง บรษิทั สมารท์ เอน็ไวรอนเมนทอล คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท์    02-117-0044 
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3.3.3.2  เปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง   

 
        เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 – มถิุนายน 

พ.ศ. 2569 แสดงดงัตารางที ่3-9 และรูปที ่3-19 ถงึรปูที ่3-26 พบว่า คุณภาพน ้าทิ้งมคี่าเปลีย่นแปลงไมค่งที ่ทัง้น้ีขึน้อยู่กบักจิกรรม
การใชน้ ้าของผูพ้กัอาศยัในแต่ละเดอืน และปรมิาณน ้าทิ้งทีเ่กดิขึน้ ซึ่งทางโครงการมกีารตดิตามตรวจสอบหาสาเหตุ และปรบัปรุง
แกไ้ขอยู่เสมอ ใหคุ้ณภาพน ้ามคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานอยู่เสมอ 
 

รปูท่ี 3-18 การเกบ็ตวัอย่างคุณภาพน ้าทิง้  
 บรเิวณบ่อตรวจระบายน ้าของโครงการ 
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รปูท่ี 3-19 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหค่์าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 – มถิุนายน พ.ศ. 2569 

 

รปูท่ี 3-20 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 – มถิุนายน พ.ศ. 2569 
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รปูท่ี 3-21 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณของแขง็แขวนลอยทัง้หมด (Total Suspended Solids) 
  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 – มถิุนายน พ.ศ. 2569 
 

 

รปูท่ี 3-22 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณซลัไฟด ์(Sulfide) 
  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 – มถิุนายน พ.ศ. 2569 

ก.ค.-ธ.ค.68 มคี่า <1    ม.ค.-ม.ิย.69 มคี่า <1 

ก.ค.-ธ.ค.68 มคี่า <25   ม.ค.-ม.ิย.69 มคี่า <25 
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ก.ค.-ธ.ค.67 มคี่า <0.5    ม.ค.-ม.ิย.68 มคี่า <0.1 

 

รปูท่ี 3-23 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณของแขง็ละลายน ้าทัง้หมด (Total Dissolved Solids) 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 – มถิุนายน พ.ศ. 2569 

 

รปูท่ี 3-24 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 – มถิุนายน พ.ศ. 2569 
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รปูท่ี 3-25 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 – มถิุนายน พ.ศ. 2569 

 

รปูท่ี 3-26 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 – มถิุนายน พ.ศ. 2569 

ก.ค.-ธ.ค.68 มคี่า <4    ม.ค.-ม.ิย.69 มคี่า <4 
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บทท่ี 4 

บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 
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บทท่ี 4 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) ของโครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 ครัง้ที ่1/2569 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 
2569 พบว่า โครงการปฏิบตัิตามที่มาตรการก าหนดได้เป็นส่วนใหญ่ มบีางส่วนที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน และด าเนินการ  
ไม่ครบถ้วนตามที่มาตรการก าหนด อย่างไรก็ตาม ทางโครงได้มคีวามตระหนักถงึความส าคญัและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมที่  
อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจการของโครงการ จึงท าการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ 
ดงักล่าว สามารถสรุปผลการด าเนินงาน การแนะน าและการแกไ้ขปัญหาได ้ดงัน้ี 

 
4.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
4.1.1 ทรพัยากรกายภาพ 

 

   ส่วนใหญ่ปฏบิตัติามมาตรการได้อย่างครบถ้วน มเีพยีงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมดา้นคุณภาพอากาศและ
ดา้นเสยีงและการสัน่สะเทอืน ทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 1 ขอ้ และดา้นคุณภาพอากาศทีด่ าเนินการไมค่รบถว้น จ านวน 
1 ขอ้ แสดงอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี 
 

(1) ตดิป้ายดบัเครือ่งยนต์ทนัทเีมือ่จอดรถ โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีร่ปภ. ตรวจตราลานจอดรถอยู่เสมอ
หากพบเหน็ผูท้ีไ่มด่บัเครื่องยนตจ์ะเขา้ไปตกัเตอืนทนัท ี 

(2) การแจกเอกสาร หรือแผนผังแนะน าเส้นทาง และวิธีการใช้บริการรถไฟฟ้า ทางโครงการมีการ
ประชาสมัพนัธ์และส่งเสรมิใหผู้พ้กัอาศยัใชบ้รกิารรถไฟฟ้าใต้ดนิผ่านทางการพูดคุย ทัง้น้ี ผูพ้กัอาศยั
ส่วนใหญ่ศึกษาเส้นทาง และวิธีการใช้บรกิารผ่านทางเว็บไซต์ หรือทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งได้บอก
รายละเอยีดไวอ้ย่างครบถว้นอยู่แลว้  
 

4.1.2 ทรพัยากรชีวภาพ 
 

   ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญั 
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4.1.3 คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
 

   ส่วนใหญ่ปฏิบตัิตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน ยกเว้นในส่วนของผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมด้านการใช้
ไฟฟ้า การจดัการขยะ การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมจ านวน 1 ขอ้ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ และ
การบ าบดัน ้าเสยี จ านวน 1 ขอ้ การจดัการมลูฝอย จ านวน 1 ขอ้ ทีด่ าเนินการไมค่รบถว้น แสดงอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี 
 

(1) แจกคู่มอืการประหยดัพลงังาน ทางโครงการใช้วธิกีารจดัให้มเีจ้าหน้าที่แนะน าเกี่ยวกบัการประหยดั
พลงังานให้แก่ผู้พกัอาศยั ในวนัที่เข้ามาพกัอาศยัในโครงการแทนการแจกคู่มือ พร้อมกับติดป้าย
รณรงค์เรื่องการประหยดัพลงังานไว้ตามบริเวณต่างๆของโครงการ เพื่อส่งเสริมและร่วมกันปลูก
จติส านึกในการประหยดัพลงังาน 

(2) แจกแผ่นพบั/ใบปลวิหลกัการลดปรมิาณขยะ ทางโครงการใช้วธิกีารประชาสมัพนัธ์ ให้ผูพ้กัอาศยัใน
โครงการรู้จกัเขา้ใจหลกัการง่ายๆ ในการลดปรมิาณขยะผ่านทางการพูดคุย แทนการแจกแผ่นพบั/
ใบปลวิ 

(3) การลา้งท าความสะอาดท่อระบายน ้า ปัจจุบนัยงัไมม่กีารลา้งท าความสะอาดท่อระบายน ้า อย่างไรกต็าม 
หากพบการอุดตนัของตะกอนดนิโคลน หรอืสิง่ต่างๆในท่อระบายน ้าจะท าการขุดลอกและท าความ
สะอาดทนัทแีสดงรายละเอยีดดงัขอ้  

 
4.1.4 คณุภาพชีวิต 

 

 ส่วนใหญ่ปฏิบตัิตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน  ยกเว้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ จ านวน 1 ขอ้ แสดงอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี 
 

(1) การลา้งท าความสะอาดท่อระบายน ้า ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่มกีารลา้งท าความสะอาดท่อระบายน ้า
โดยรอบอาคาร หากพบการอุดตนัของตะกอนดนิโคลน หรอืสิง่ต่างๆในท่อระบายน ้าจะท าการขุดลอก
และท าความสะอาดทนัท ี

 
4.2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

 
4.2.1 สรปุผลการตรวจวดัและวิเคราะหค์ณุภาพน ้าส ารอง 

 
จากผลสรุปการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน ้าส ารอง จ านวน 4 บรเิวณ ท าการเก็บตวัอย่างในเดอืน

มนีาคม และมถิุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ทุกดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะหม์คี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  ฉบับที่  61 (พ.ศ .2524) เรื่ อง  น ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ ปิดส นิท , ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
ฉบบัที ่135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น ้าบรโิภคในภาชนะทีปิ่ดสนิท (ฉบบัที ่2) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2553) เรื่อง น ้า
บรโิภคในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท ฉบบัที ่6 อย่างไรกต็าม ทางบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารตรวจสอบดแูลถงัเกบ็น ้าส ารองทัง้ใตด้นิและชัน้
ดาดฟ้าใหอ้ยู่ในสภาพด ีไมม่รีอยแตกรา้ว หรอืช ารุด มกีารลา้งท าความสะอาดถงัส ารองน ้าเป็นประจ า รวมถงึการตดิตามเฝ้าระวงั 
การปนเป้ือน เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัสุขภาพอนามยัของผูพ้กัอาศยัและพนกังานอย่างสม ่าเสมอ 
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 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) 

โครงการอาคารชุดควนิน์ รชัดา 17 ครัง้ที ่1/2569 (มกราคม – มถิุนายน 2569) 
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4.2.2 สรปุผลการตรวจวดัและวิเคราะหค์ณุภาพน ้าสระว่ายน ้า 
 

จากผลสรุปการตรวจวดัและวเิคราะหค์ุณภาพน ้าสระว่ายน ้า จ านวน 2 บรเิวณ ท าการเกบ็ตวัอย่างระหว่าง
เดือนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ. 2569 เมื่อเปรยีบเทียบกบัข้อบงัคบักรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การประกอบการค้า 
ซึ่งเป็นที่รงัเกียจ หรอือาจเป็นอนัตรายแก่สุขภาพประเภทการจดัตัง้สระว่ายน ้า พ.ศ.2530 และค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน ้า หรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั พบว่า ดชันีทีท่ า
การตรวจวเิคราะห์มคี่าเป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด ทัง้น้ี ทางโครงการไดม้จีดัให้มเีจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวอยู่เสมอ  
 

4.2.3 สรปุผลการตรวจวดัและวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง  
 

  จากผลสรุปการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ ง  บริเวณบ่อตรวจระบายน ้ าของโครงการ  
ท าการเก็บตวัอย่างระหว่างเดือนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ. 2569  เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด   
พ.ศ.2567 (อาคารประเภท ก.) พบว่า ทุกดชันีทีท่ าการวเิคราะหม์คี่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด ทัง้น้ี คุณภาพน ้าทิง้มคี่า
เปลี่ยนแปลงไม่คงที่ขึ้นอยู่กบักิจกรรมและปรมิาณการใช้น ้าของผูพ้กัอาศยั อย่างไรก็ตาม ทางบรษิทัควรจดัให้มกีารตรวจสอบ
ระบบบ าบดัน ้าเสยี ว่ามปีระสทิธภิาพในการบ าบดัเพยีงพอต่อน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้หรอืไม่ และจดัใหม้กีารบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ อะไหล่ 
ต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนดอยู่เสมอ การล้างและท าความสะอาดบ่อพกัน ้าทิ้ง การสูบตะกอนส่วนเกนิทิ้ง รวมทัง้จดัให้มกีาร
ตดิตามตรวจสอบสถานการณ์การแพร่กระจายและการเฝ้าระวงัการปนเป้ือนการเปลีย่นแปลงของคุณภาพน ้าทิ้ง เพือ่ลดผลกระทบ
ทีอ่าจเกดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้มขา้งเคยีงและต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนต่อไป 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………… 
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