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บททีÉ Ŝ 

สรุปการปฏบัิติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

Ŝ.ř การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

 จากผลการตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มในระยะ

ดาํเนินการ พบวา่ทางโครงการมีการปฏิบติังานตามมาตรการยงัไม่ครบถว้นทัÊงหมด แสดงรายละเอียดผลการ

ตรวจสอบการปฏิบติัตามเงืÉอนไขของมาตรการฯ ในตารางทีÉ Ś-1  

 

Ŝ.Ś การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

 โครงการไดด้าํเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้มระยะดาํเนินการของโครงการ ช่วง

ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 แสดงในตารางทีÉ3-1  

เก็บตวัอย่างนํÊ าเพืÉอวิเคราะห์คุณภาพนํÊ าประกอบดว้ยนํÊ าเสียก่อนเขา้-หลงัผ่านระบบบาํบดั โดยจะ

เก็บแบบเวียนแต่ละเดือน ชุดทีÉ 1, 2,3 และ 4 ทุกเดือน ๆ ละ 1 ชุดตามลาํดบั เพืÉอตรวจเช็คประสิทธิภาพของ

ระบบบาํบดัภายในโครงการ แสดงในตารางทีÉ 3-2   

เก็บนํÊ าจากบ่อหน่วงนํÊ าก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนํÊ าสาธารณะดา้นหน้าโครงการ เดือนละ 1 ครัÊ ง 

แสดงในตารางทีÉ 3-3   

และนํÊาสระวา่ยนํÊาเดือนละ 1 ครัÊ ง แสดงในตารางทีÉ 3-4  

 

สามารถสรุปได ้ดงันีÊ   

 

นํÊาจากบ่อหน่วงนํÊา 

BOD 

- กมุภาพนัธ์ 69 mg/L มาตรฐานกาํหนด < 30 mg/L 

- เมษายน 68 mg/L มาตรฐานกาํหนด < 30 mg/L 

- พฤษภาคม 58 mg/L มาตรฐานกาํหนด < 30 mg/L 
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TSS 

- มีนาคม 49 mg/L มาตรฐานกาํหนด < 40 mg/L 

- เมษายน 64 mg/L มาตรฐานกาํหนด < 40 mg/L 

TKN 

- เมษายน 37.1 mg/L as N มาตรฐาน < 35 mg/L as N 

  

  

   นอกนัÊนผา่นเกณฑม์าตรฐานทัÊงหมด ทางโครงการรับทราบและดาํเนินการแกไ้ขพร้อมการติดตาม

ผล โดยจะแจง้ผลการดาํเนินการใหท้ราบในรายงานต่อไป 

 

นํÊาสระวา่ยนํÊาส่วนลึก-ส่วนตืÊน 

 คุณภาพนํÊาสระวา่ยนํÊามีบางจุดในบางเดือนมีค่าไม่ผา่นมาตรฐาน ดงันีÊ  

เมษายน 

- ทัÊงส่วนลึก และ ส่วนตืÊน มีการตรวจพบ  

o Pseudomonas aeruginosa โดยมาตรฐานกาํหนด ตอ้งไม่พบ 

มิถุนายน 

- ส่วนลึก มีการตรวจพบ 

o Coliform Bacteria 2.4 x 103 MPN/100mL ม า ต ร ฐ า น กํ า ห น ด  น้ อ ย ก ว่ า  10 

MPN/100mL 

 

ทางโครงการรับทราบและดาํเนินการแกไ้ขพร้อมการติดตามผล โดยจะแจง้ผลการดาํเนินการให้

ทราบในรายงานต่อไป 

 

 


